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1 PREMESSA 

 

Il presente progetto è relativo ai lavori finanziati dal  Decreto Ministeriale 

16/05/2006 “Riparto a favore dell’I.S.S. e degli I.R.S.C.C.S. delle risorse residue, 

delibera CIPE n. 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63/2004. 

Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1998”, per il quale I.R.C.C.S. 

Pascale di Napoli ha ottenuto un finanziamento di € 11.500.000,00. 

Come si dal Quadro Economico il costo complessivo dell’intervento è di           

€ 12.105.263,15 di cui € 11.500.000,00 (pari al 95%) sui fondi di cui al Ministero 

della Salute del 16.05.2006, pubblicato sulla G.U. n° 189 del 16.08.2006, e per € 

605.263,15 (pari al 5%) sui fondi dell’Istituto. 

Con questo finanziamento si prevede gli interventi volti alla “Realizzazione di 

nuovo edificio ed adeguamento laboratori per il collegamento funzionale tra 

oncologia sperimentale ed oncologia clinica”.  

Nell’ambito di queste opere si prevede, al fine di realizzare l’obbiettivo sanitario 

prefigurato, cioè il collegamento tra oncologia sperimentale ed oncologia clinica, una 

ristrutturazione dell’edificio della Ripartizione Scientifica al fine di ottenere sia 

l’adeguamento normativo dell’edificio (a livello civile ed a livello tecnologico) e sia 

l’adeguamento sanitario per il raggiungimento degli obiettivi di cui innanzi. 
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2 INTERVENTI PREVISTI 

 

Nell’ambito di questo finanziamento è prevista la ristrutturazione ed 

adeguamento normativo dell’edificio denominato “Ripartizione Scientifica” dedicato 

a Laboratori di Oncologia Sperimentale e la realizzazione nell’ambito 

dell’Edificio Ospedaliero del nuovo Blocco Operatorio. 

2.a RIPARTIZIONE SCIENTIFICA 

 

Nell’ambito del complesso edilizio esistente in Napoli, presso la via Mariano 

Semmola, che compone l’istituto G. Pascale, vi è un edificio in muratura denominato 

Ripartizione Scientifica e dedicato alla oncologia sperimentale. 

Come si evince dall’allegata documentazione fotografica, l’edificio de quo versa 

in uno stato avanzato di vetustà, carenza normativa ed in particolare necessita di un 

intervento di adeguamento statico.  

Nel dettaglio per questo edificio si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento,  

dei piani di seguito riportati con relative destinazioni: 

- Piano Seminterrato: Stabulario; Biobanca 

- Piano Terra: Scuola infermieri, tecnici, area didattica; Direzione Scientifica 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 

- Piano Terzo: Anatomia patologica; laboratori; 
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Alla luce di quanto sopra poiché è intendimento dell’Istituto realizzare in questo 

edificio della Ripartizione Scientifica un moderno ed efficiente centro di laboratori di 

oncologia sperimentale di supporto all’oncologia clinica, si prevede in questo 

progetto la completa ristrutturazione civile ed impiantistica al fine di ottenere  un 

edificio che oltre a garantire gli aspetti normativi di natura civile garantisca pure 

quelli di natura sanitaria ed impiantistica. 

 Sono previste le lavorazioni a tutti i piani d’intervento: 

- Disfacimento di pavimentazione 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistente 

- Rimozione impiantistiche esistenti 

- Realizzazione nuove tramezzature 

- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio. 

Di seguito si descrivono gli interventi di lay out distributivo previsti per ciascun 

piano. 
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Nel piano seminterrato l’intervento è limitato a due aree ed esattamente all’area 

in alto a destra dello sviluppo planimetrico del piano dedicata allo stabulario e 

all’area in basso a sinistra dedicata alla realizzazione della Biobanca. 

Lo Stabulario  prevede un ingresso dedicato dall’esterno per gli animali tramite 

l’esistente scala di accesso, come riportato nell’elaborato planimetrico vi è poi 

l’ingresso del personale, inoltre sono previsti i seguenti ambienti: 

- Laboratorio 

- Stabulario 

- Ricerca per stabulazioni 

- Stanza sterile 

- Lavaggio animali 

- Ufficio amministrativo 

- Locali wc e servizi 

- Corridoio distributivo  

La Biobanca prevede oltre ad una zona dedicata agli uffici con i relativi servizi 

igienici i seguenti ambienti: 

- Locali Frigo 

- Locali Inclusione Paraffina 

Nel piano terra l’intervento è inerente a tutto il piano ad eccezione della esistente 

grande sala conferenze. 

Questo piano è dedicato alla didattica e presenta 4 poli separati, il primo 

entrando nell’ Edificio a destra, è quello dedicato alla biblioteca , il secondo in alto a 
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destra è dedicato all’Aulario, il terzo in alto a sinistra è dedicato alla scuola dei 

tecnici, ed il quarto in basso a sinistra è dedicato ad ambienti di trattenimento e sale 

riunioni per convegni. 

 In particolare nell’ambito del piano sono previsti i seguenti ambienti: 

- Direzione Scientifica 

- Sala lettura 

- Sala richiesta libri 

- Aula multimediale 

- Aula da 36 posti 

- Aula da 32 posti 

- 2 aule da 24 posti 

- Sala relax 

- Direzione e segreteria scuola 

- Servizi igienici uomini e donne 

- Uffici 

- Aula da 20 posti/aula da 12 posti, contigue che posso essere unite in un’unica 

aula da 32 posti 

- Ufficio del dirigente della scuola di formazione e sua segreteria 

- Sala riunioni  e salone di attesa eventi e convegni. 

Il primo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative 

fisicamente  separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzioni 
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ed alle segreterie di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni 

comune. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Anche il secondo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative 

fisicamente separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzione 

ed alle segreterie di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni 

comune ed una camera oscura. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle 

frigorifere. 

Nel dettaglio,nell’ambito delle quattro Unità Operative, le prime due sono 

composte ciascuna da: 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Il terzo piano è dedicato per i due terzi alla Anatomia Patologica, con aree 

dedicate ad uffici, sala riunioni e depositi ed una vasta area comprendente l’intera ala 

destra del fabbricato interamente dedicata a laboratori. 
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Nella restante parte del piano è previsto una unità operativa dedicata a laboratori 

delle dimensioni e con organizzazione esattamente uguale alle singole unità operative 

previste al secondo e terzo piano. 

 

2.b NUOVO BLOCCO OPERATORIO 

 

Il nuovo Blocco Operatorio previsto in questo progetto è ubicato al primo piano 

dell’Edificio Ospedaliero e viene realizzato in parte negli ambienti destinati 

attualmente al reparto Operatorio ed in gran parte in una superficie di ampliamento 

ricavata dalla realizzazione della sopraelevazione della Radiologia. 

Questo sensibile ampliamento della superficie è motivato dalla necessità di 

realizzare un moderno Blocco Operatorio che abbia un lay out distributivo tale da 

garantire economicità dei percorsi e dei servizi, separazione dei percorsi sporco e 

pulito e separazione dei percorsi del paziente e del personale, il tutto nel pieno 

rispetto della normativa emanata dalla Regione Campania con delibera  n. 7301 in 

data 31/12/2001. 

Come si evince, dagli elaborati grafici progettuali, il nuovo Blocco Operatorio si 

sviluppa in un corpo a piastra di forma quadrangolare atta a garantire le peculiarità 

sopra evidenziate. 

Per realizzare la sopraelevazione dell’edificio al piano terra, destinato a 

Radiologia, sono state previsti in questo progetto, a seguito degli specifici calcoli 

strutturali, interventi di consolidamento degli elementi strutturali sottostanti al fine di 
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sopportare i carichi della nuova struttura. Così come si evince negli elaborati grafici e 

nella relazione di calcolo strutturale. 

Il nuovo Blocco Operatorio è progettato prevedendo il seguente lay out 

funzionale distributivo secondo le funzioni di seguito riportate: 

- spazio filtro di entrata degli operandi; 

- zone filtro personale addetto con relativo servizio igienico; 

- locale spogliatoio con annessi servizi igienici personale addetto; 

- locale preparazione malato; 

- locale risveglio malato; 

- locale relax operatori; 

- servizi igienici del personale; 

- 8 sale operatorie  di superficie variabile da un minimo 40.24 mq a un massimo 

di 46.78 mq, le superfici di rivestimento saranno ignifughe, resistenti al 

lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al 

pavimento; quest’ultimo sarà resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e 

antisdrucciolo; in particolare il rivestimento della sala sarà previsto in pannelli 

in acciaio inox a tenuta, il pavimento in gomma conduttiva termosaldata con 

fuga a teli ed il controsoffitto in pannelli di acciaio inox a tenuta (60X60) 

smontabile; 

- N° 4 Preparazioni chirurghi; 

- Relax operatori; 

- deposito presidi e strumentario chirurgico; 
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- deposito barelle; 

- deposito materiale sporco; 

- deposito materiale pulito; 

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 

- centrale sterilizzazione; 
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Foto n° 3 
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Foto n° 14 
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1 PREMESSA 

 
L’Istituto per lo studio e la cura dei tumori “Fondazione Pascale” di Napoli ha ottenuto 

un finanziamento dal Ministero della Salute, giusto decreto 16-05-2006 (pubblicato sulla 

g.u. n.° 189 del 16 agosto 2006). Per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di nuovo 

edificio ed adeguamento laboratori per il collegamento funzionale tra oncologia 

sperimentale ed oncologia clinica” 

Nell’ambito di questo finanziamento è prevista anche una serie di interventi connessi 

alla realizzazione di opere di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’edificio 

“Ripartizione Scientifica”. Di particolare evidenza risulta la progettazione delle opere di 

adeguamento statico e sismico previste per l’edificio, che è il più antico del complesso 

ospedaliero della Fondazione Pascale, in quanto dedicata al consolidamento di un edificio 

complesso con corpi aggiunti successivamente nel tempo e collegati solidamente alla 

costruzione originaria con conseguente modifica dell’impianto strutturale originario. 

Talchè, operando una verifica sismica, secondo quanto sancito dalla norme sismiche 

successive al terremoto dell’Irpinia, il complesso presenta diverse criticità tanto da 

renderlo sismicamente inadeguato. 

 

2 STATO DI FATTO DELL’EDIFICIO 

 

L’edificio originario ha una forma ad “H”, perfettamente simmetrica, si eleva per 5 piani 

,fino ad un’altezza fuori terra di circa 20,50 m., con l’ultimo piano costruito in epoca più 

recente e su gran parte del preesistente lastrico solare con una struttura chiusa in 

carpenteria metallica. L’area coperta da tale edificio è di circa 1.300 m2  . 

La struttura portante consiste in maschi murari in tufo di proporzionata consistenza con 

solai in travetti gettati in opera ed alleggeriti con laterizi con travi e cordoli in cemento 

armato. I portici perimetrali, ed i sovrastanti ambienti, sono stati realizzati con ossatura in 

cemento armato.  

Sul lato Nord/Est dell’edificio si trova il blocco di radiologia ( attualmente non in uso), 

ad un solo piano fuori terra di altezza di circa m.3,50 e con piano interrato realizzato, 

secondo una consuetudine dell’epoca del dopoguerra, con struttura in cemento armato 

con pilastri disposti con regolarità sulla pianta dell’edificio e con travi portanti i solai. Tutte 

le pareti di chiusura sono realizzate in muratura di tufo che inglobano completamente la 

struttura perimetrale costituendo una struttura il cui comportamento statico e dinamico 

dipende da un connubio tra elementi di diversa elasticità.   
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Sul lato Nord si riscontra la presenza di un secondo corpo aggiunto, realizzato agli inizi 

degli anni ’80, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa sismica, costituito 

interamente da una struttura con setti, pilastri, solai  e travi portanti in cemento armato. Il 

corpo di fabbrica è in perfetta aderenza con l’edifico principale senza alcuna separazione 

sismica. 

 

 
foto aerea 

 

Le condizioni di conservazioni dell’edificio Ripartizione Scientifica appaiono buone in 

quanto non si segnala presenza di fenomeni fessurativi, se non quelli endemici di 

partizioni interne senza alcuna importanza statica, nè cedimenti, fuori piombo o altri segni 

di degrado o compromissione statica. Il blocco ex-radiologia presenta uno stato di degrado 

diffuso ma superficiale, nel senso che non interessa seriamente l’ossatura strutturale. 

L’Aula Magna si presenta in buono stato generale. 
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foto aerea 

 

3 IDONEITA’ STATICA E SISMICA DELL’EDIFICIO 

 

Nelle fasi propedeutiche dello studio, l’Amministrazione ha provveduto a far eseguire 

una verifica della capacità di risposta dell’edifico sottoposto alle azioni sismiche di 

normativa rilevandone la prevedibile insufficienza. Infatti, come desumibile dalla relazione 

di calcolo effettuata con il metodo POR ed implementata con il calcolo dei telai in cemento 

armato frammisti alla muratura, si rilevano elementi portanti in muratura che, in occasione 

dell’ipotetico evento sismico commisurato al coefficiente di zona (S=9), entrano in crisi. 

Per le parti realizzate in cemento armato si verifica che alcuni telai, nella fattispecie quelli 

della radiologia, superano i limiti di spostamento massimo consentiti dalla normativa. 

La verifica comporta, pertanto, che l’edificio non è verificato in condizioni sismiche. 
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Si consideri, altresì, che a tale risultato si giunge inevitabilmente anche considerando 

la notevole altezza dell’immobile, nonchè fattori collaterali, quale la sua destinazione di 

ospedale che ne amplifica le sollecitazioni di normativa, nonchè la promiscuità che si è 

determinata con la stretta connessione tra elementi strutturali diversi tra loro e con 

comportamenti sotto l’azione del sisma sensibilmente incompatibili .   

 
edificio principale Ripartizione Scientifica 

4 ADEGUAMENTI PREVISTI 

 

L’edificio deve necessariamente essere oggetto di un insieme sistematico di opere atte 

a conferirgli caratteristiche strutturali tali da migliorare la risposta alle azioni sismiche 

previste dalla normativa. Il grado di miglioramento che ha per obiettivo l’adeguamento 

sismico dipende, naturalmente, dalla entità degli interventi previsti e, quindi, dai costi e 

tempi disponibili, in quanto trattasi di un edificio complesso e di notevole volumetria che 

richiede, comunque, lavorazioni e tecnologie molto impegnative. Le condizioni minime che 

consentono il raggiungimento di uno status strutturale soddisfacente ed efficace ai fini del 

comportamento sismico prevedono la  serie di attività e lavorazioni di seguito dettagliate e 

che devono necessariamente investire la totalità delle parti dell’edificio. 
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Il progetto esecutivo prevede i seguenti interventi:    

- Interventi sulle fondazioni 

- Piano Seminterrato: Stabulario, Biobanca; 

- Piano Terra: Direzione Scientifica, scuola infermieri, tecnici, area didattica; 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 

- Piano Terzo: Anatomia patologica, laboratori; 

- connessioni tra l’edificio principale e i due corpi aderenti 

 

A cavallo  delle fasi dedicate agli interventi strutturali, nonché degli adeguamenti 

distributivi e funzionali,  le lavorazioni prevedono, altresì: 

- Disfacimento di pavimentazioni 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistenti 

- Rimozione impiantisti  

- Realizzazione nuove tramezzature 

- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio  

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Opere di finitura varie. 
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           edificio principale 

 
blocco radiologia                                                                                                         Aula Magna                                          
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5 DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI  

 

 

Gli interventi meramente rafforzativi e di adeguamento sismico  riguardano 

esclusivamente il corpo principale, mentre, per gli altri due, i benefici deriveranno soltanto 

dal distacco fisico dal corpo principale e da lavori individuati in porzioni strutturali che 

richiedono ripristini puntuali, quali, ad esempio, ripristino del copriferro,  interventi di 

sostruzione ( cuci e scuci) in pannelli della muratura del corpo ex-Radiologia , creazione di 

giunti sismici. 

Per il corpo principale si prevede : 

 

1) ADEGUAMENTO DELLA FONDAZIONE 

 

Il consolidamento della fondazione è indispensabile per conferire all’intero edificio una 

notevole capacità di distribuzione delle sollecitazioni trasmesse dal sisma, con attivo 

contrasto agli effetti ondulatori e sussultori, nonchè per scongiurare i pericolosi effetti che 

potrebbero derivare sull’intera struttura, o anche su parti limitate di essa, a seguito 

dell’insorgere di cedimenti differenziali. L’intervento di progetto, dettagliato nelle tavole  

grafiche allegate, prevede un’area di  distribuzione più ampia dello scarico dei pesi nel 

sottosuolo in modo da abbattere sensibilmente la sollecitazione unitaria sul terreno ( σt ) . 

Inoltre esso conferisce una maggiore resistenza  all’intero complesso in termini di inerzia 

traslativa, riduzione della quota  del baricentro delle masse, rinforzo locale  delle 

fondazioni esistenti in corrispondenza degli ancoraggi di queste con i nuovi  elementi. 

Le opere di adeguamento della fondazione prevedono : 

a) la realizzazione di un allargamento della fondazione perimetrale dell’edificio con 

sezione in cemento armato solidarizzata alla suola esistente mediante barre di 

cucitura. Questo intervento è previsto sul perimetro esterno dell’edificio. 

b) la realizzazione di solettoni in cemento armato nei campi liberi del piano 

fondale, ossia negli spazi occupati attualmente dal vespaio. I solettoni saranno 

solidarizzati con cuciture armate alle suole delle fondazioni esistenti in modo da 

creare un’ampia piastra di base distributrice dei carichi su un impronta del 

fabbricato pari, in pratica, a tutta l’area coperta. 

 

Si consideri, a tale proposito, che la sollecitazione attuale sul terreno è piuttosto 

impegnativa. Dai tabulati allegati alla verifica sismica fornita dall’Amministrazione risultano 

scarichi in fondazione per alcuni setti pari a circa 50.000 kg/ml di muratura, cui 



 

 
Pagina 10 di 12 

01803.10249.04.06.00000C0.E.000.FMC.ac 1 Parte 

corrisponde, considerando una larghezza della fondazione esistente pari a 1,20 m., una 

sollecitazione sul terreno pari a : 

σt   = 50.000/120x100 = 4,15  kg/cm2 

Realizzando i solettoni sopra descritti avremo che ognuno di essi sarà sollecitato da 

una reazione del terreno inferiore in quanto entra in gioco l’azione di ripartizione. In 

particolare, considerando solettoni di spessore 60 cm. ed ipotizzando una trasmissione 

dello sforzo N = 50.000 kg. secondo linee a 45°, avremo che la ex fondazione di larghezza 

120 assume una larghezza di impronta e trasmissione dei carichi pari a  

60 + 120 + 60 = 240 cm. ( solettoni da ambo i lati della suola) 

Pertanto la nuova sollecitazione sul terreno è:: 

50.000 / 100 x 240 = 2,08 kg/ cm2  

ossia la metà della precedente. 

I solettoni saranno di spessore 60 cm. con doppia armatura da 16 mm. a maglia 25x25 

ricavata da calcoli redatti in via preliminare. Il calcolo del progetto esecutivo dovrà 

considerare i solettoni dei campi più estesi, nella fattispecie quelli di larghezza 700 x 1150 

cm. ( vedi tavola grafica consolidamento fondazione) , sollecitati dalla reazione del terreno  

e tenendo conto del comportamento a piastra. Il carico sul solettone ( dal basso) è : 

 

- reazione del terreno = 20.000 kg/mq 

- peso del solettone    = 0,60 x 1,00 x 2.500 = 1.500 kg/mq. 

 

Pertanto la risultante da considerare è : 20.000 – 1.500 = 18.500 kg/mq. 

Oltre all’armatura dei solettoni dovranno dimensionarsi le armature delle barre di 

cucitura del solettone con la muratura, verificando che gli sforzi di taglio non trancino la 

barra o rompano il muro nella sezione della cucitura. 

 

 

2) DISTACCO DEI CORPI 

 

Al fine di migliorare il comportamento sismico dell’intero complesso strutturale è 

necessario realizzare dei giunti sismici, come da normativa, che rendano comploetamente 

indipendenti i tre corpo di fabbrica – fabbricato principale – aula magna – blocco 

radiologia, che per le loro peculiarità, come ampiamente illustrato, hanno elasticità diverse 

e, quindi, comportamenti diversi sotto l’azione sismica. In particolare, l’aula magna, pur 

avendo una struttura indipendente è fisicamente connessa all’edificio principale a cui 

potrebbe trasmettere azioni di martellamento in caso di sisma. 

I giunti saranno realizzati mediante il taglio di tutte le parti connesse dei tre corpi 

lasciando uno spazio pari a circa 20 cm, ( pari ad 1/100 dell’altezza del fabbricato più alto). 

I tagli dovranno interessare anche le parti orizzontali a contatto (solai) ed i vuoti creati 
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saranno ricoperti con corpigiunti metallici. Il giunto tipo è composto da due profili laterali in 

alluminio estruso tipo 6060 T5 anodizzazione incolore classe 15, tali profili sono uniti da un 

perno centrale autocentrante in acciaio inossidabile lega Z6CN 18/10 con sistema a molla. 

In caso di un sisma di forte intensità le dilatazioni e/o contrazioni vengono ripartiti 

equamente sui profili laterali e il sistema autocentrante impedisce un'eventuale 

interruzione d'uso del giunto (così come richiesto dalla nuova normativa antisismica del 20 

marzo 2003 par. 2.2).  

           giunto orizzontale  da pavimento ( a =20 cm. b=52 cm.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica sismica fornita dall’Amministrazione ha evidenziato la insufficiente 

inerzia delle masse murarie a contrastare le spinte sismiche. Pertanto sono previste 

opere di rafforzamento della struttura muraria con due ordini di interventi, di cui, il 

primo, prevede la realizzazione di nuovi maschi murari limitatamente ai primi due 

impalcati (interrato e piano terra). Questo tipo di consolidamento è previsto in numero e 

ampiezza limitata per non penalizzare la distribuzione degli ambienti. Il secondo 

intervento, molto più diffuso, prevede il placcaggio con paretine aderenti alle due facce 

dei setti murari esistenti. In questo caso si il vantaggio di migliorare sensibilmente la 

resistenza degli elementi murari allo schiacciamento ed agli effetti presso-flessionali, 

interessando minimamente la distribuzione dei locali nonchè le aperture (porte, 

finestre,balconi,ecc.). In dettaglio: 
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3) NUOVI MASCHI MURARI 

Ai piani bassi dell’edificio principale, compatibilmente con la distribuzione degli 

ambienti saranno realizzati alcuni setti in muratura di mattoni pieni come indicato nelle 

tavole grafiche allegate. Ciò al fine di aumentare l’inerzia e, quindi, la resistenza 

globale dell’edificio. I muri dovranno partire dal piano di fondazione innestandoli sui 

solettoni in corrispondenza di nervature armate di larghezza pari allo spessore del 

muro da realizzare. I muri avranno spessore 75 cm. al piano interrato e 60 cm. al piano 

terra. Particolare cura si avrà nell’ammorsare i nuovi setti nelle murature esistenti. 

 

4) PLACCAGGIO DELLE MURATURE 

Questa tipologia di consolidamento è stata prevista per quei setti che presentano 

criticità di comportamento sotto l’azione sismica evidenziate dai tabulati di calcolo POR 

allegati alla verifica condotta dall’Amministrazione, ove si riscontrano risultati di 

insufficiente resistenza al taglio in numerosi pannelli murari, soprattutto ai piani bassi, 

dove gli effetti della pressoflessione dovuta alla combinazione dei carichi verticali ed 

orizzontali aumentano. Il placcaggio prevede la realizzazione di un pannello “sandwich” 

mediante la corazzatura dl maschio murario esistente con due guaine di betoncino 

armato con rete elettrosaldata collegati con una fitta rete di barrotti d’acciaio di 

adeguato diametro (chiodature) . In questo caso si può ipotizzare che il nucleo di 

muratura non assolva più alla sua funzione di sopportare soltanto i carichi verticali 

deputando a questo cimento le due paretine esterne.  Per scongiurare il pericolo che le 

due paretine possano andare in crisi per carico di punta , si disporranno le chiodature 

di ancoraggio alla murature e che collegano le paretine stesse. I chiodi vengono 

disposti come indicato nella tavole grafica all’interno dei fori praticati nel muro 

(preferibilmente con andamento inclinato a 45° in altezza). I barrotti avranno le due 

estremità ripiegate in modo da favorire l’ancoraggio alla rete elettrosaldata cui vanno 

saldati. Le paretine vengono gettate con betoncino reoplastico molto fluido e con 

piccola pezzatura che penetra anche all’interno dei fori dei barrotti migliorando 

ulteriormente il sistema. 

Ad indurimento avvenuto il reticolo costituito dalle paretine e dalle chiodature, se 

disposte inclinate, si comporta come una travatura reticolare in cui gli sforzi taglianti 

vengono affidati alle chiodature mentre i momenti flettenti derivanti dalle forze 

orizzontali sono assorbiti come sforzi di compressione e di trazione dalle pareti il cui 

braccio è pari alla dimensione trasversale del muro aumentata dello spessore della 

singola paretina. Si utilizzano barre ad aderenza migliorata diametro 14 o 16 mm. e 

betoncino con malta a ritiro compensato.  
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PREMESSA 

 

 

Il sottoscritto Ing. ____________________ (Cod. Fisc. _____________) 

iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale degli Ingegneri di _____________ 

e Provincia al n° ____________ (in data _____________), in qualità di 

_______________________, con studio in ____________________ (___) 

alla Via _________ n.___, con Partita IVA _______________, avendo 

ricevuto da __________________________ del comune di _______ formale 

incarico di progettare la sopraelevazione parziale dell’Istituto Nazionale dei 

Tumori “G. Pascale”, coadiuvato dal proprio staff  tecnico ha provveduto a 

effettuare i dovuti sopralluoghi finalizzati all’acquisizione delle informazioni 

necessarie all’espletamento del proprio compito, procedendo alla 

modellazione della struttura e dei carichi agenti, eseguendo tutte le analisi 

strutturali ed i calcoli necessari, nel rispetto delle regole della Scienza e della 

Tecnica delle Costruzioni, della normativa vigente in materia di edifici in 

cemento armato, nonché delle più recenti pubblicazioni presenti in letteratura. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE 

La parte di edificio da sopraelevare è rappresentato in Figura 1 con una poligonale di 

colore rossa, di forma in pianta rettangolare di dimensioni 25 m x 44 m, situata al di sopra del 

reparto di radiologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale.  

Attualmente la copertura è occupata da parte degli impianti tecnici di climatizzazione, 

pressurizzazione ed ospedalieri in genere, che dovranno essere rilocalizzati per permettere 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione del piano di copertura e di calpestio del primo livello, 

laddove necessario.  

 

 

Figura 1: Viste satellitari dell’Istituto G. Pascale 
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La sopraelevazione richiederà la verifica dell’edificio esistente e il dimensionamento della 

struttura in elevazione di nuova realizzazione. 

La struttura portante esistente è riconducibile alla tipologia di edificio misto a telaio e 

pareti in conglomerato cementizio, poiché presenta ai due piani definiti come S1 ed S2 le 

tamponature ed alcune pareti interne in cemento armato, anche di notevole spessore (circa 

1,20 m), affiancate da pilastri con sezione trasversale di forma quadrata di lato 50 cm e 

rettangolare di dimensioni 30 cm x 50 cm; al piano terra la struttura si presenta 

esclusivamente intelaiata con pilastri e travi a sezione trasversale di forma rettangolare. I solai 

di copertura sono del tipo latero-cementizio e richiederanno in fase esecutiva il controllo delle 

capacità prestazionali mediante una prova di carico con misura della freccia massima sotto il 

carico di esercizio. 

 

S1 

 

S2 

 

TERRA 

Figura 2: Pianta dei piani S1 – S2 e del piano Terra 

 

La parte esistente dell’edificio in cemento armato  si presenta in un ottimo stato di 

conservazione, ma c’è comunque da rilevare che una piccola parte di copertura del piano terra 

realizzata successivamente allo stabile con travi in acciaio e solaio in lamiera con soletta in 

conglomerato cementizio presenta una infiltrazione di acqua piovana che ha determinato la 
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corrosione delle parti metalliche non sottoposte alla manutenzione ordinaria di verniciatura 

protettiva; si ritiene pertanto necessaria la sostituzione mediante un solaio latero-cementizio 

solidarizzato alla struttura esistente mediante inghisaggi con resina. 

I pilastri di sezione trasversale 50 cm x 50 cm e 50 cm x 28 cm sono armati 

rispettivamente con 8 e 6 barre da 20 mm di diametro e staffe da 10 mm di diametro disposte 

con passo di 20 cm ricoperte da un copriferro da 3 cm così come rilevato dalle indagini 

pacometriche eseguite in loco con l’utilizzo del pacometro Profometer5 della 

Proceq (illustrato in Figura 4).  
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Figura 3: Sezione trasversale dei pilastri esistenti 50x50 e 28x50 

 

 

Figura 4: Pacometro PROFOMETER 5 della Proceq 



 

 
6 

 
  01803.10249.04.06.00000C0.E.000.FMC.ac 2 Parte 

  

Pilasto PIL2 – 50 cm x 50 cm Pilasto PIL1 – 28 cm x 50 cm 

Figura 5: Pilastri sottoposti a  prove Pacometriche e Sclerometriche 

 

Le travi perimetrali sono del tipo emergente mentre quelle interne sono del tipo a spessore 

di larghezza pari a 100 cm armate con 9 barre da 20 mm di diametro e staffe da 10 mm di 

diametro disposte con passo da 15 cm ricoperte da un copriferro di 2 cm di spessore. 

 

Figura 6: Trave sottoposta a  prove Pacometriche 
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Le pareti poste ai piani S1 ed S2 di spessore pari a 125 cm sono armate con una maglia 

quadrata di lato pari a 20 cm costituita da barre verticali di diametro pari a 20 mm e da barre 

orizzontali di diametro pari a 14 mm ricoperte da uno strato di copriferro da 6 cm di spessore. 

     
Parete perimetrale da 125 cm di spessore Verifica della lettura Pacometrica 

Figura 6: Parete sottoposta a  prove Pacometriche e Sclerometriche con relativa verifica 

 

Esternamente le pareti sono rivestite con una controparete in mattoni di cotto come 

illustrato in Figura 7.  

  

Vista dall’esterno Vista dall’interno 

Figura 7: Parete di rivestimento in mattoni di cotto  
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DESCRIZIONE DELL’AMPLIAMENTO 

L’ ampliamento prevede la realizzazione di alcuni solai di copertura dell’attuale piano 

terra e la realizzazione di un nuovo impalcato di copertura in corrispondenza del primo piano. 

La struttura di progetto sarà realizzata con un telaio tridimensionale in struttura composta 

acciaio-calcestruzzo caratterizzato da pilastri con profilati HE400B inglobati in una sezione 

trasversale di calcestruzzo di forma rettangolare con lati pari a 40 cm x 50 cm e travi 

principali con profilati HE500B su cui è collegata una soletta in conglomerato cementizio 

dello spessore di 12 cm. Il nuovo solaio di copertura sarà del tipo in acciaio realizzato con 

nervature costituite da profilati IPE450 disposte con interasse pari a 250 cm su cui vengono  

poggiate le lastre tralicciate per la realizzazione di una soletta in conglomerato cementizio 

dello spessore di 12 cm .  

La realizzazione dell’ampliamento dell’impalcato al primo piano sarà effettuata con 

struttura in conglomerato cementizio armato realizzata con travi portanti emergenti di base 

pari a 40 cm ed altezza pari a 70 cm e con travi di collegamento a spessore di base pari a 70 

cm ed altezza pari a 30 cm 

Di seguito si riportano in figura 8 – 9 - 10 le sezioni trasversali degli elementi trave e 

pilastro, mentre per quanto attiene al posizionamento in pianta ed alla carpenteria degli stessi 

si rimanda agli elaborati grafici. 
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Figura 8: Sezione trasversale travi emergenti del solaio al primo impalcato 
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Figura 9: Sezione trasversale travi a spessore del solaio al primo impalcato 
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Figura 10: Sezione trasversale pilastri di sopraelevazione 

 

La sezione trasversale dei solai, rappresentata in figura 11, presenta un altezza 

complessiva di 12 cm poggiante su una trave HE200B sulla campata corta e su una trave IPE 

450 sulla campata lunga. La soletta è armata con barre da 10 mm di diametro posti 

inferiormente e con una rete elettrosaldata a maglia quadrata da 20 cm di lato realizzata con 

barre da 10 mm di diametro posta superiormente, l’armatura superiore è integrata in 

corrispondenza degli appoggi con barre da 16 mm di diametro. 

   

Trave IPE 450 - HE200B

250

4
81
2

 

Figura 11: Sezione trasversale del solaio di sopraelevazione
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella stesura della presente relazione si  sono seguite le indicazioni contenute nella  

normativa vigente.  In particolare si  sono considerate le seguenti  normative:  

 

STRUTTURE IN C.A.  

• Legge 5 Novembre 1971 N° 1086 – “ Norme per la disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica” ;  

• D.M. 14 Gennaio 2008 - “ Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 
CLASSIFICAZIONI SISMICHE  

• Delibera della Giunta della Regione Campania n° 5447 del 07/11/02 - 

“Riclassificazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio regionale” 

• Deliberazione Regiona Campania n° 334 del 31/01/03 - “Regolamento per la 

fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei  comuni dichiarati  o 

riclassif icati  sismici  con Del.  di  G.R. n.5447 del 07/11/2002 pubblicato sul  

BURC n.09 del 24/02/2003” 

 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI  

•  UNI 9858 Maggio 1991 – “Calcestruzzo. Prestazioni,  produzione, posa in 

opera e criteri  di  conformità” ;  

•  UNI ENV 206 Febbraio 1991 – “Calcestruzzo -  Prestazioni,  produzione,  

posa in opera e criteri  di  conformità ” ;   
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

La verifica della struttura esistente  non può prescindere dalle specifiche caratteristiche dei 

materiali impiegati all’epoca della costruzione e ciò ha richiesto una campagna di indagini 

preliminari in loco articolata con prove non distruttive eseguite con battute sclerometriche. 

 

Conglomerato cementizio 

Le prove eseguite sul conglomerato cementizio hanno dato un valore di resistenza 

ottimale tale da ritenere il materiale classificabile come un Rck 35/40 .  

Nel seguito sono riportate in tabella l’indice di rimbalzo delle prove sclerometri che per i 

cinque test fatti con il relativo valore medio della resistenze. 

 

PR.1 - PARETE PR.2 - PARETE PR.3 - PILASTRO PR.4 - PILASTRO PR.5 - TRAVE 

38 39 42 40 38 

38 39 42 40 42 

39 37 43 40 42 

38 38 44 40 42 

39 38 45 38 42 

40 38 46 38 44 

40 38 46 42 48 

38 40 46 42 48 

38 40 42 44 46 

41 41 42 42 46 

 

VALORE MEDIO DELL’INDICE DI RIMBALZO  

PR.1 - PARETE PR.2 - PARETE PR.3 - PILASTRO PR.4 - PILASTRO PR.5 - TRAVE 

38.9 38.8 43.8 40.6 43.8 

 

VALORE MEDIO DELLA RESISTENZA CUBICA [MPa] 

PR.1 – PARETE PR.2 – PARETE PR.3 – PILASTRO PR.4 - PILASTRO PR.5 - TRAVE 

40 40 48 42 48 
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Calcestruzzo 

Resistenza caratteristica cubica a compressione:  Rck  =  40,0    MPa 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione:  fck  =  33,2    MPa 

Resistenza media a trazione semplice: fctm  =    3,10  MPa 

Resistenza media a trazione  per flessione: fcfm  =    3,70  MPa 

Resistenza cilindrica di progetto a compressione:  fcd  =  18,80  MPa 

Resistenza di progetto a trazione  fctm  =    2,06  MPa 

Modulo di elasticità normale: Ecm = 33642 MPa 

Coefficiente di Poisson = 0,2 (cls non fessurato) 

 = 0     (cls fessurato) 

 

Figura 11:  Diag ramma tensione -defor mazione di  prog et to del  cal cestruzzo  

 

Per quanto attiene alle strutture di nuova realizzazione si continuerà ad adottare un 

calcestruzzo di classe C35/40 con caratteristiche identiche a quelle sopra descritte. 

 

Acciaio B450 

Per quanto attiene l’acciaio si rileva l’utilizzo di barre ad aderenza 

migliorata del tipo classificabile come Feb44k così come si può rilevare da 

letteratura in merito alla tipologia di barre uti lizzate all’epoca di costruzione 

dello stabile; rimane comunque indispensabile in fase di progetto esecutivo 

procedere allo svolgimento di  un adeguata campagne prove.  
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Di seguito si riportano le caratteristiche meccaniche  dell’acciaio :  

Tensione normale di snervamento:  fyk  =  4 50,0  MPa 

Tensione normale di rottura: ftk  =   540,0  MPa 

Tensione normale di progetto:  fyd  =   391,3  MPa 

Tensione di progetto di aderenza acciaio calcestruzzo: fbd  =     2,69  MPa 

Modulo di elasticità normale: Ecm =   210000 MPa 

Modulo di elasticità tangenziale: Ecm =     80000 MPa 

Coefficiente di Poisson = 0,3  

Il comportamento meccanico del materiale è schematizzato con un andamento elastico perfettamente 

plastico con una resistenza di progetto pari a fyd.  

 

Figura 12:  Diag ramma tensione -defor mazione di  prog et to del l ’acciaio  

 

Per le strutture in elevazione si adotterà l’acciaio B450C che presenta caratteristiche similari a 

quelle sopra descritte. 

 

In conclusione i  materiali  adottati  per le strutture portanti  sono: Conglomerato 

C35/40 ed acciaio B450C con i  r ispett ivi  coefficienti  parziali  di sicurezza p ari  a 1,5  

e 1,15 come da normativa.  
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AcciaioFe430 

Le caratterist iche dei materiali ed i  coefficienti  per i calcoli sulle 

costruzioni metalliche sono state tratte  dall’EC3 che prescrive i seguenti 

valori: 

 

- Densità:        = 7850 kg/m
3
 

- Coefficiente di Poisson:     = 0.3 

- Modulo di elasticità normale:   E=210000 MPa 

- Modulo di elasticità trasversale   
 


12

E
G =80770 MPa 

- Coefficiente di espansione termica lineare:  =12 x 10
-6

 per °C 

L’acciaio adottato per la realizzazione degli elementi portanti della struttura in 

acciaio è quello denominato con la sigla Fe 430 le cui caratteristiche 

meccaniche sono elencate di seguito: 

 Tensione minima di snervamento per spessori inferiori a 40 mm:fy = 275 

MPa 

 Tensione minima di snervamento per spessori superiori a 40 mm:fy = 255 

MPa 

 Tensione minima di rottura per spessori inferiori a 40 mm:       fu = 430 

MPa 

I bulloni adottati sono dei classe 8.8 e presentano le seguenti caratteristiche 

meccaniche: 

 Tensione minima di snervamento:     fyb = 649 

MPa 

 Tensione minima di rottura:     fub = 800 

MPa 

 

Le caratteristiche di progetto dei materiali così come menzionato nel metodo 

semiprobabilistico agli stati limite sono definiti come rapporto tra il valore 

caratteristico della proprietà del materiale ed il suo coefficiente di sicurezza 

parziale, Xd = Xk/mj. I valori dei coefficienti parziali di sicurezza mj sono 
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quelli prescritti dal D.M. 14/01/2008 confrontati con quelli per l’applicazione 

dell’EC3, dedotti in dipendenza essenzialmente dalla resistenza del materiale 

di base oppure del dettaglio costruttivo e dalla modalità di rottura duttile o 

fragile. 

Nella tabella seguente si riportano i valori del coefficiente parziale di 

sicurezza in funzione del dettaglio costruttivo e dello stato limite considerato.  

 

STATO LIMITE OGGETTO m 

MATERIALE 

Stato limite elastico della sezione M  =1,00 

Stato limite di collasso plastico della struttura M  =1,12 

Sezioni trasversali di classe 1,2 e 3 M0 =1,05 

Sezioni trasversali di classe 4 M1 =1,05 

Membrature alla istabilità M1 =1,05 

Resistenza della sezione netta M2 =1,25 

   

COLLEGAMENTI 

Bulloni Mb =1,35 

Saldature d’angolo Mw =1,35 

Saldature di II classe Mw =1,20 
   

SCORRIMENTO 

DELLE UNIONI AD 

ATTRITO 

Stati limite ultimo Ms,ult =1,25 

Stati limite di servizio Ms,ser =1,25 

Stato limite ultimo con fori maggiorati o asolati Ms,ult =1,50 
   

FATICA Resistenza a fatica Mf =1,00 
   

FRAGILITA’ 
Non saldate C1 =1,00 

Come saldate C2 =1,50 

 

Nel caso di stati piani pluriassiali di seguito è stato verificato che la tensione 

ideale sia minore di quella di progetto così come esplicitato nella relazione 

seguente: 

dxyyxyxid f 222 3  
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In cui x e y rappresentano le tensioni normali e xy quelle tangenziali nel 

riferimento generico, fd è il valore della resistenza di calcolo a trazione e 

compressione. 

 

I valori della resistenza di calcolo dei bulloni sono pari riportati di seguito:  

 Resistenza di calcolo a trazione      fd,N = 560 

MPa 

 Resistenza di calcolo a taglio     fd,V = 396 

MPa 

Nel caso di presenza contemporanea di sforzi di trazione e di tagl io sul bullone 

è stato verificato che sia soddisfatta la seguente relazione:  

1
,,






























Nd

b

vd

b

ff


 

 

In cui b e b rappresentano le tensioni dovute all’azione di trazione ed a 

quella di taglio, mentre fd,v e fd,N rappresentano rispettivamente la resistenza di 

calcolo a taglio e quella di trazione. 
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IPOTESI DI CALCOLO 

 

- Materiale  omogeneo 

- Comportamento elastico del materiale 

- Elasticità geometrica 

- Pilastri e travi modellati con elementi resistenti monodimensionali 

-  Pareti murarie modellate con elementi resistenti bidimensionali 

 

 

ANALISI DEI CARICHI 

 

Le azioni permanenti da inserire nelle combinazioni di cui al § 2.5.3 

del D.M. del 14/01/2008 legate all’azione gravitazionale sono determinate a 

partire dalle dimensioni geometriche e dai pesi dell’unità di volume dei materiali di cui è 

composta la costruzione sia nelle parti strutturali sia in quelle non strutturali: i pesi dell’unità 

di volume e i carichi pertinenti sono definiti a partire dalle indicazioni dei §§ 3.1.2 , 3.1.3. e 

3,1,4, della suddetta normativa. 

I carichi sono in genere da considerare come applicati stat icamente. 

Sono stati considerati come carich i permanenti non strutturali i  carichi non 

rimovibili durante il  normale esercizio della costruzione, quali quelli relativi  

a tamponature esterne, divisori interni,  massetti,  isolamenti, pavimenti e 

rivestimenti del  piano di calpestio,  intonaci,  controsoff itti ,  impianti.  

Essi sono stati valutati sulla base delle dimensioni effettive delle opere 

e dei pesi dell’unità di volume dei materiali costituenti. I carichi permanenti  

portati ed i carichi variabili sono assunti, per la verifica d’insieme, come 

uniformemente ripartiti  in presenza di orizzontamenti anche con orditura 

unidirezionale ma con capacità di ripartizione trasversale.  
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I carichi variabil i comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso 

dell’opera; i  modelli  di tali  azioni sono costituiti da:  

 

- carichi verticali uniformemente distribuiti  qk [kN/m
2
], 

- carichi verticali concentrati    Qk [kN]. 

- carichi orizzontali lineari    Hk [kN/m] 

 

I valori nominali e/o caratteristici q k ,  Qk  ed Hk  sono stati definiti 

facendo riferimento ai valori riporta ti nella Tab. 3.1.II della suddetta norma. 

Tali valori sono comprensivi degli effetti dinamici ordinari. Il  carico 

distribuito qk  è stato posto pari 3,0 kN/m
2
 così come definito per la Cat. C1.  

I carichi variabili orizzontali  (l ineari) H k  pari a 1 kN/m indicati nella 

Tab. 3.1.II,  sono utilizzati esclusivamente per verifiche locali e non si 

sommano ai carichi utilizzati  nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme, 

sono applicati a pareti - alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio 

- ed a parapetti  o mancorrenti - alla quota del bordo superiore.  

I carichi agenti  sui  solai di  impalcato sono riportati di seguito e sono 

stati calcolati considerando che i solai  sono realizzati attraverso lastre in 

calcestruzzo armato ad intradosso piano, di larghezz a massima pari a 250 cm, 

aventi una soletta inferiore spessa 4 cm (che assolve anche alla funzione 

antincendio)  irrigidita da tralicci metall ici di altezza pari a 12,5cm e dotate 

di blocchi di polistirolo posti tra i tralicci di alleggerimento del solaio per 

uno spessore totale del solaio è di 22 cm, con una soletta superiore di 4 cm.  

 

  Peso proprio solaio:    g1 k :  3,00 kN/m
2  

(solaio)  

 

  Sovraccarichi permanenti:    g2 k :  3,25 kN/m
2  

(massetto, impermeabilizzante,  finiture)  
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  Sovraccarichi accidentali :    qk :  3,00 kN/m
2  

(Ospedali)  

  Sovraccarichi accidentali :    qk :  5,00 kN/m
2  

(Copertura)  

 

Come precedentemente riportato le azioni caratterist iche saranno 

combinate tra loro secondo le indicazioni di normativa;  di seguito si 

riportano in sintesi le combinazioni adottate a i fini  delle verifiche degli stati 

limite.  

 

  Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli  stati limite 

ultimi (SLU):  

G1×G1  + G2×G2  + Q1×Qk 1  + Q2×0 2×Qk 2  + Q3×0 3×Qk 3  + …  (2.5.1)  

 

  Combinazione caratteristica, generalmente impiegata per gli stati  limite di 

esercizio (SLE):  

G1  + G2  + Qk 1  + 0 2×Qk 2  + 0 3×Qk 3  + …     (2.5.3)  

 

  Combinazione frequente,  generalmente impiega ta per gli  stati l imite di  

esercizio a fessurazione (SLE):  

G1  + G2  + 1 1×Qk 1  + 2 2×Qk 2  + 2 3×Qk 3  + …    (2.5.3)  

  

  Combinazione quasi  permanente (SLE), generalmente impiegata per gli  

effetti a lungo termine:  

G1  + G2  + ×Qk 1  + 2 2×Qk 2  + 2 3×Qk 3  + …    (2.5.4) 

 

  Combinazione sismica, impiegata per gli  stati l imite ultimi e di esercizio 

connessi all’azione sismica E (v.  § 3.2):  

E + G1  + G2  + ×Qk 1  + 2 2×Qk 2  +  …     (2.5.5)  
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Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi  i  carichi 

Qk j  che danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i  

carichi G2 .  I valori  dei coefficienti parziali  di sicurezza Gi  e Qj  sono 

riportati in normativa in § 2.6.1, Tab. 2.6.I ,  e sono pari  nel caso in esame a:  

 

Categoria/Azione variabile 0 j  1 j      j  

Categoria C1 - Ospedali   0,7 0,7 0,6 

Vento 0,6 0,2 0,0 

Neve (a quota ≤ 1000 m s.l .m.)  0,5 0,2 0,0 

Variazioni termiche  0,6 0,5 0,0 

 

Le verifiche agli  stat i  l imite sono eseguite per tutte le più gravose 

condizioni di  carico che possono agire s ulla struttura, valutando gli  effett i  delle 

combinazioni definite nel  § 2.5.3 della norma.  

Nelle verifiche agli  stat i  l imite ult imi si  dist inguono:  

 

  lo stato l imite di  equil ibrio come corpo rigido: EQU  

  lo stato l imite di  resis tenza della struttura compresi  gli  elementi  di  fondazione: 

STR 

  lo stato l imite di  resistenza del  terreno: GEO  

 

I valori  dei  coefficienti  parziali  delle azioni da assumere per la  

determinazione degli  effett i  delle azioni nelle verifiche agli  stat i  l imite ult imi sono 

stati  fornit i dalla Tabella 2.6.I,  e le successive Tabelle 5.1.V e 5.2.V della norma,  

adottando i l  primo approccio progettuale , in cui si  impiegano due diverse 

combinazioni di  gruppi di  coefficienti parziali ,  r ispett ivamente definit i  per le 

azioni (A), per la resistenza dei  materiali  (M) e, eventualmente, per la resistenza 

globale del  sistema (R). Nella Combinazione 1 dell’Approccio 1 ,  per le azioni si  

impiegano i  coefficienti  F r iportati  nella colonna A1 delle Tabelle sopra citate, 

mentre nella Combinazione 2 dell’Approccio 1 ,  si  impiegano invece i  coefficienti 

F r iportati  nella colonna A2.  
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Tabel la 2 .6 . I  

Co ef f i c i en t i  p a rz ia l i  p e r  l e  az io n i  o  p er  

l ’ e f fe t t o  d e l l e  a z io n i  ne l l e  ver i f i che  SL U  

 Coefficiente 

F 

EQU A1    

STR 

A2   

GEO 

Carichi permanenti favorevole 

sfavorevole 
G1 

0,9 

1,1 

1,0 

1,3 

1,0 

1,0 

Carichi permanenti non strutturali favorevole 

sfavorevole 
G2 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

Carichi variabili favorevole 

sfavorevole 
Qi 

0,0 

1,5 

0,0 

1,5 

0,0 

1,3 

 

Nella Tab. 2.6.I i l  significato dei  simboli  è i l  seguente:  

G 1  coefficiente parziale del  peso proprio della struttura, nonché del peso  proprio 

del terreno e dell’acqua, quando pertinenti ;  

G 2   coefficiente parziale dei  pesi  propri  degli  elementi  non strutturali ;  

Q i   coefficiente parziale delle azioni variabil i .  

 

Le azioni agenti  sui  solai  sono state definite con riferimento ad una fascia di  

larghezza pari  ad 1 m, le campate sono caricate con una disposizione a scacchiera 

defini ta con l 'ut i l izzo delle l inee di  influenza che massimizzano le sollecitazioni in 

campata ed agli  appoggi.   

Di seguito si  r iportano le cinque combinazioni di  carico, come prescri t to da 

normativa, in cui sono riportati  i  carichi permanenti  G k 1  e quell i  accidentali  Qk  

rappresentati  con rettangoli  bianchi con bordo nero. 
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MODELLAZIONE DEL SOLAIO 

 

Lo schema di calcolo del  solaio è di  trave continua su più appoggi,  dove la 

trave rappresenta la st riscia di  un metro di  solaio, mentre gli  appoggi modellano i l  

compor tamento delle t ravi.  La disposizione dei  carichi accidentali  è “a scacchiera” 

in modo da massimizzare le sollecitazioni agli  appoggi (primi due schemi) e in 

campata (ult imi due schemi).  

 

 

Figura 13:  Model lo cari chi  acc identa l i  

 

Per quanto riguarda i  carichi permanenti  e il  peso proprio, i l  modello è di  carico 

uniformemente distribuito su tutte le travi.  
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VERIFICA DELLA SOLETTA DI SOLAIO 

 

Gli effetti delle azioni sia per gli stat i limite di esercizio sia per gli  stati  

limite ultimi sono stati valutati usando  l 'analisi  elastica lineare assumendo:  

  sezioni interamente reagenti con rigidezze valutate riferendosi al solo 

calcestruzzo;  

  relazioni tensione deformazione lineari;  

  valori  medi del  modulo d’elasticità.  

Le verifiche per gli  stati limite di esercizio sono s tate svolte considerando 

l’analisi  del primo ordine, imponendo l’equilibrio sulla configurazione 

iniziale della struttura ciò è possibile poiché sono trascurabili gli effetti delle  

deformazioni sull’entità delle sollecitazioni, sui fenomeni di  instabilità e su 

qualsiasi altro rilevante parametro di risposta della struttura.  

Gli stati  limite considerati sono:  

  verifica di deformabilità  

  verifica alla fessurazione  

  verifica alle tensioni  

 

Verifica di deformabilità  

L'altezza del  solaio è pari a 12 cm e pertanto superiore a L/25 pari a 10 

cm (250 cm /25) quindi come da comprovato riscontro in let teratura e nelle 

normative precedenti  alla presente (rif . al  D.M. 16/gennaio/1996) è possibile 

omettere il calcolo della freccia per i  solai in conglomerato cementizio 

armato con elementi di alleggerimento poiché sicuramente soddisfatta 

allorquando risultano soddisfatte le verifiche agli stati  limite ultimi.  

 

Verifica agli stati  limite ult imi  

Le verifiche per gli stati limite ultimi sono stati condotte considerando 

le resistenze di progetto dei materiali, calcestruzzo ed acciaio, ottenute mediante 

l’espressione:  fd = fk / M assumendo i coefficienti parziali M per le resistenze, comprensivi 
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delle incertezze del modello e della geometria pari a 1,5 per il calcestruzzo ed 1,15 per 

l'acciaio; al fine di considerare gli effetti dovuti a delle tensioni di lunga durata per il 

conglomerato cementizio si adotta il coefficiente di riduzione cc pari a 0,85. La resistenza 

tangenziale di aderenza di calcolo fbd è ottenuta mediante l'espressione fbd = fbk / c  con la 

resistenza tangenziale caratteristica di aderenza fbk data dall'espressione: fbk = 2,25×× fctk in 

cui  

 = 1,0 per barre di diametro  < 32 mm. 

 

La resistenza ultima delle sezioni degli elementi monodimensionali  nei 

confronti dello sforzo normale e flessione è valutata con le seguenti ipotesi:  

  conservazione delle sezioni piane;  

  perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;  

  resistenza a trazione del  calcestruzzo nulla;  

  rottura del  calcestruzzo determinata dal raggiungimento della sua capacità 

deformativa ultima a compressione;  

  rottura dell’armatura tesa determinata dal  ragg iungimento della sua 

capacità deformativa ultima;  

  deformazione iniziale dell’armatura di precompressione considerata nelle 

relazioni di congruenza della sezione.  

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si  deducono ,  a partire 

dalle deformazioni ,  utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione di 

seguito riportati. 

 

per  i l  ca lces truzzo      per  l 'acc ia io  

 

F igura 14:  Lega mi  cost i tut iv i  
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In cui il  valore c2  è pari al 0,2%, cu  pari  a 0,35% e yd  = fyd /E s   

Con riferimento alla sezione pressoinfl essa, la verifica di resistenza (SLU) è 

eseguita controllando che:  MRd MRd (NEd ) MEd  

dove: MRd è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 

 NEd è il valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale) dell’azione; 

 MEd è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

 

F igura 15:  Model lazione sezione  pressoinf l essa  

 

Nel caso in esame il valore dello sforzo normale è nullo.  

La verifica di resistenza a taglio (SLU) è stata eseguita controllando che: VRd ≥ VEd  

dove VEd è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente e Vrd è la resistenza a taglio dei 

solai valutata sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo, con riferimento 

all’elemento fessurato da momento flettente, con la seguent formulazione: 

 

VRd 0,18k (100 1 fck ) / c 0,15cp bw d (vmin + 0,15cp ) bw d 

 

con: 

 k = 1 + (200/d)1/22 

 vmin = 0,035k3/2fck1/2 

 

e dove 
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 d è l’altezza utile della sezione (in mm); 

 1 Asl /(bw d) è il rapporto geometrico di armatura longitudinale (≤ 0,02); 

 σcp = NEd/Ac è la tensione media di compressione nella sezione (≤ 0,2 fcd); 

 bw è la larghezza minima della sezione(in mm). 

Le armature longitudinali sono progettate e verificate in modo da assorbire gli sforzi 

conseguenti alle sollecitazioni provocati dal taglio dovuti all’inclinazione delle fessure 

rispetto all’asse della trave, assunta pari a 45°di flessione oltre a quelli dovuti alle 

sollecitazioni di flessione. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature 

longitudinali assorbono uno sforzo pari al taglio. 

Nel seguito si riportano i diagrammi di momenti e tagli ottenuti nel calcolo 

relativamente all’inviluppo delle combinazioni di carico: 

 

 

Figura 16:  Sol l eci tazioni  f let tent i  in condizioni  ul t ime  

 

 

Figura 17:  Sol l eci tazioni  tag l iant i  in condiz ioni  ul t ime  

 

Il  massimo momento in campata risulta pari a 7,21 kNm, mentre agli  

appoggi è -9,33 kNm. Il  taglio massimo risulta 20,73 kN. 

Il calcolo dei valori resistenti fa riferimento alla sezione trasversale in campata ed agli 

appoggi costituita da una soletta di 12 cm di spessore armata con 0/20  longitudinali 

inferiori e 10 passo 20 superiori. 
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Verifica a flessione 

Effettuando il calcolo del momento resistente positivo e negativo del solaio si ottiene:  

 M
+

Rd = 14,10 kNm   M
-
Rd = -14,10 kNm 

Il massimo momento positivo calcolato per una fascia di 1,00 m, come si evince dal 

grafico riportato precedentemente, è pari a M
+

Ed = 7,21 kNm mentre il massimo momento 

negativo agli appoggi risulta pari a M
-
Ed = -9,33 kNm. 

In definit iva il solaio soddisfa le verifiche allo stato limite ultimo per 

flessione.  

 

Verifica a taglio 

Effettuando il calcolo del taglio resistente del solaio si ottiene:  

 VRd = 48,40 kN 

Il taglio calcolato per una fascia di 1,00 m, come si evince dai diagrammi riportati 

precedentemente, è pari a VEd = 20,73 kN. 

Nel caso in esame si ottiene VRd = 48,40 kN > VEd = 20,73 kN. 

 

In definitiva il  solaio soddisfa le verifiche allo stato limite ultimo per taglio.  

 

 



 

 
28 

 
  01803.10249.04.06.00000C0.E.000.FMC.ac 2 Parte 

VERIFICA DELLA TRAVE DI SOLAIO 

 

VERIFICA DI RESISTENZA A FLESSIONE 

 

Per la verifica delle condizioni ultime sono calcolati i momenti plastici massimi 

relativamente alla sezione costituita dal profilo più l’armatura (zone adiacenti agli appoggi 

intermedi) ed alla sezione costituta dal profilo più la soletta.  
 

MOMENTO PLASTICO NEGATIVO:  

Avendo progettato l’armatura in modo da avere l’asse neutro nell’anima del’profilo di 

acciaio possiamo scrivere direttamente l’equilibrio alla traslazione nella seguente forma:  

   rfcuwffadydSada A2thyttbf2fAfA  





















w

r
fc

w

f
f

adw

ydS

w
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u
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A
2th
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t
b

ft2

fA

t2

A
y  

 

La valutazione del momento plastico, relativamente all’equilibrio alla rotazione attorno 

all’asse neutro si ottiene dalla formula: 

   

 
       dthyA2

2

thy
t

2
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hytbf2
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MOMENTO PLASTICO POSITIVO:  

La valutazione della profondità dell’asse neutro plastico si ottiene da: 
 

 

ASSE NEUTRO INTERNO ALLA FLANGIA DEL PROFILO DI ACCIAIO:  
 

adaadfcusdScdeff fAfb)h(y2fAfsb   

adfcsdscdeffadaadfu fbh2fAfsbfAfby2   

  


 adfcsdscdeffada

adf

u fbh2fAfsbfA
fb2

1
y  

 

 

Per la valutazione del momento plastico, relativamente all’equilibrio intorno all’asse neutro si 

procede con la seguente formulazione: 

 

   supcuadausdsucdeffpl yhyfAd'yfA
2

s
yfsbM 
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VERIFICA DI RESISTENZA A TAGLIO 

 

La massima sollecitazione tagliante della sezione composta viene valutata nel seguente 

modo: 

a

y

ν

Rdpl,
γ

3

f
A

V














  

dove l’area resistente Av relativa al solo profilo d’acciaio viene valutata seguendo la 

indicazioni riportate dall’ EUROCODICE 3  

 

VERIFICA DI RESISTENZA  ALLE TENSIONI 

 

La struttura è stata verificata anche nel rispetto della CNR 10011 verificando che le 

massime tensioni agenti non superino la tensione ammissibile di progetto. Si riporta di seguito 

la tabella riassuntiva dei calcoli. 

 

Quota imp. Perm Acc Trave L i hc Itot yc Mgetto Mperm Macc c
0

c
∞

a
0

a
∞

[Kg/m
2
] [Kg/m

2
] [mm] [mm] [mm] [cm

4
] [mm] [Kgm] [Kgm] [Kgm]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]

secondaria 650 300 IPE450 13000 2500 120 105202 111 -3961 26406 15844 66 78 1581 1634

Verifiche tensionali trave composta puntellata
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MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

 

La struttura portante principale è stata modellata con elementi  

monodimensionali  al la De Saint  Venant per travi e pilastri  e con elementi  piastra 

(shell)  per i  sett i  ed i  nuclei .   

La struttura è i l lust rata nella sua interezza nelle figure seguenti ,  in cui  è 

rappresentata in blu la  struttura esistente e in azzurro la nuova struttura.  

 

 

Figura 18:  Vista assono metrica   

 

Nelle immagini seguenti  sono riportate le piante e le sezioni principali  con la 

numerazione dei  singoli  elementi  strutturali .  
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Figura 19:  Pianta P iano S2  (quota 3 ,60)  
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Figura 19:  Pianta P iano S 1  (quota 8 ,60)  
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Figura 20:  Pianta P iano Terra (quota 12 ,10)  
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Figura 21:  Pianta P iano Copertura  (quota 15 ,60)  

 

 

 
Figura 22:  Sezione Edi f i c io (Al l . to  B )  
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Figura 23:  Sezione Edi f i c io (Al l . to  C)  
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MODELLAZIONE DELL'AZIONE SISMICA 

 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali  si valuta i l  rispetto 

dei diversi stati limite considerati , si definiscono a partire dalla “pericolosità 

sismica di base” del sito di costruzione. La pericolosità sismica è definita in  

termini di accelerazione orizzontale massima attesa a g  in condizioni di  campo 

libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale , 

nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente     

Se (T) , con riferimento alle probabilità di eccedenza PVR  del 63% per lo stato limite di 

danno e del 10% per lo stato limite di salvaguardia della vita, come definite nel § 3.2.1 della 

norma, nel periodo di riferimento VR , come definito nel § 2.4.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR , a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: 

ag  accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

T*c  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite considerati sono: 

ESERCIZIO:  Stato Limite di Danno (SLD) - a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le 

apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a 

rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di 

resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, 

mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 

delle apparecchiature. 
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ULTIMO:  Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) - a seguito del terremoto la 

costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una 

perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la 

costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni 

verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale 

si valuta facendo riferimento a un approccio semplificato, basato sull’individuazione di 

categorie di sottosuolo di riferimento. Nel caso in esame il sottosuolo è attribuibile alla 

categoria C della Tabella 3.2.II della suddetta norma denominata “Depositi di terreni a grana 

grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti”, caratterizzata 

da spessori superiori a 30 m, con un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei 

terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). La condizione 

topografica è tale da poter attriburre al suolo la categoria T1 relativa alle superfici 

pianeggianti. 

L'azione sismica è modellata considerando le 3 componenti traslazionali, due orizzontali 

contrassegnate da X ed Y ed una verticale contrassegnata da Z, da considerate tra di loro 

indipendenti. Le componenti sono descritte mediante la rappresentazione dell'accelerazione 

massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie. Le due componenti ortogonali 

indipendenti che descrivono il moto orizzontale sono caratterizzate dallo stesso spettro di 

risposta. La componente che descrive il moto verticale è caratterizzata dal suo spettro di 

risposta verticale.  

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso con la forma spettrale (spettro 

normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore 

della accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento rigido orizzontale. Sia la 

forma spettrale che il valore di ag sono definite in funzione della probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento PVR . 

Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni 

seguenti: 
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S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 

mediante la relazione seguente S SS ST , essendo SS il coefficiente di amplificazione 

stratigrafica e ST  il coefficiente di amplificazione topografica; è il fattore che altera lo 

spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali diversi dal 5%, 

mediante la relazione 10/(5 ) 0,55 ,  dove (espresso in percentuale) è valutato sulla 

base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione; Fo è il fattore che quantifica 

l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, con un valore 

minimo pari a 2,2; TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello 

spettro, ricavato da: TC CC T
*
C dove TC è definito nella tabella seguente e CC è un 

coefficiente funzione della categoria di sottosuolo; TB è il periodo corrispondente all’inizio 

del tratto dello spettro ad accelerazione costante; TB TC /3 ; TD è il periodo corrispondente 

all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi mediante la 

relazione:     

Fv = 1,35 Fo ( ag/g)
0,5 

 

 

Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali SDe(T) è ricavato 

dalla corrispondente risposta in accelerazione Se(T) mediante la seguente espressione:    

   SDe (T) = Se (T) x (T/2)
2 

in quanto il periodo di vibrazione T non ecceda i valori TE indicati in Tab. 3.2.VIII. 
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Per gli stati  limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) utilizzato,  

sia per le componenti orizzontali che per la componente verticale, è lo spettro elastico 

corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR  relativa 

allo stato limite considerato e sopra riportata. 

Per gli  stati  limite ultimo lo spettro di  progetto S d(T) utilizzato sia per le 

componenti orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente 

riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR  considerata con le 

ordinate ridotte sostituendo nelle formule dello spettro elastico η con 1/q, dove q è il fattore 

di struttura definito come illustrato di seguito in funzione dell'analisi scelta. L’analisi adottata 

è di tipo lineare. Il valore del fattore di struttura q  utilizzato per ciascuna direzione della 

azione sismica è definito in funzione della tipologia strutturale, del suo grado di iperstaticità e 

dei criteri di progettazione adottati, tenendo conto delle non linearità di materiale, tramite la 

seguente espressione:    q q0 KR  

dove KR è il fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza 

della costruzione ed è assunto pari ad 0,8 in quanto la costruzione è non regolare in altezza 

poiché non rispettosa di alcune delle condizioni imposte al paragrafo 7.2.2 della norma; qo è 

il valore massimo del fattore di struttura assunto pari a 1,8 ed è stato calcolato assumendo 

come tipologia strutturale quella a telaio misto a pareti, classe di duttilità “ B ” e ricavando il 

relativo valore dalla tabella 7.4.I di seguito riportata. 
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Il rapporto u/1 è stato posto pari ad 1,2 considerando la risposta sismica della struttura 

prossima a quella di strutture miste equivalenti a pareti, inoltre per prevenire il collasso delle 

strutture a seguito della rottura delle pareti, i valori di q0 sono ridotti mediante il fattore kw 

posto pari a 0,5 

Il calcolo degli spettri è stato condotto con l'utilizzo del  programma “spettri-NTC ver.1.0.1” 

distribuito dal ministero delle infrastrutture e scaricabile dal sito www.anidis.it ; di seguito si 

riportano le schermate di input ed i risultati di output. 

http://www.anidis.it/
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DETERMINAZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO     “SPETTRI NTC ver.1.0.3” 
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CALCOLO DELLE MASSE SISMICHE 

 

Le masse sismiche sono calcolate dai pesi sismici dividendoli per l'accelerazione di 

gravità g = 9,81 m/s
2 

; le masse associate agli spostamenti lungo X e Y sono assunte 

ovviamente uguali, mentre  quella associata al grado di libertà rotazionale è calcolata come 

prodotto delle masse per il quadrato del raggio di inerzia 
2
; tali quantità sono assegnate 

direttamente al baricentro del relativo livello, coerentemente con l'ipotesi di impalcato 

infinitamente rigido. Il raggio di inerzia   è calcolato assumendo tutte le masse spalmate 

uniformemente sulla superficie dell'edificio, la quale è assunta rettangolare e di 52,95 m x 

53,55 m  [a x b]; conseguentemente accettando tale approssimazione risulta  
2
 = (a

2
+b

2
)/12.  

La determinazione della posizione del baricentro è fatta con l'applicazione del teorema di 

Varignon. 

La verifica della regolarità in elevazione delle masse, così come anche quella delle rigidezze, 

è stata omessa essendo non verificata la condizione “e” del paragrafo 7.2.2. relativa alla 

continuità in elevazione di tutti gli elementi resistenti verticali in quanto i nuclei si estendono 

solo per i primi due livelli a partire dal basso. 

 

Le masse sismiche sono state determinate considerando, per gli elementi strutturali, quali 

travi, pilastri e nuclei, la densità di peso pari a 25 kN/m
3
, divisa per l’accelerazione di gravità 

g. Quindi la struttura avrà una massa sismica pari a (2,5/g) kNs
2
/m

4
. 

Di seguito si riportano le masse sismiche
 
relative ai carichi degli impalcati (la cui area è pari a 

1012m
2
): 

- massa sismica dovuta ai carichi permanenti = 360 kNs
2
/m;  

- massa sismica dovuta al solaio esistente = 415 kNs
2
/m; 

- massa sismica dovuta al solaio di nuova realizzazione = 295 kNs
2
/m; 

- massa sismica dovuta ai sovraccarichi permanenti = 360 kNs
2
/m; 

- massa sismica dovuta ai sovraccarichi accidentali sugli impalcati interni = 310 

kNs
2
/m; 

- massa sismica dovuta a sovraccarichi accidentali in copertura = 516 kNs
2
/m; 

 



 

 
56 

 
  01803.10249.04.06.00000C0.E.000.FMC.ac 2 Parte 

CRITERI DI ANALISI DELLA STRUTTURA PRINCIPALE 

 

Gli  effett i  delle azioni sia per gli  stat i  l imite di  esercizio sia per gli  stat i  l imite  

ult imi sono stati  valutati  usando l 'analisi  elastica l ineare assumendo:  

  sezioni interamente reagenti  con rigidezze valutate riferendosi al  solo 

calcestruzzo;  

  relazioni tensione deformazione l ineari;  

  valori  medi del  modulo d’elastici tà.  

  verifica alle tensioni  

 

L’analisi strutturale, volta alla valutazione degli effetti delle azioni, è eseguita adottando il metodo 

dell' analisi elastica lineare dinamica; gli effetti del secondo ordine sono  tenuti in conto 

esclusivamente allorquando risultassero rilevanti; le analisi globali hanno lo scopo di stabilire la 

distribuzione delle forze interne, delle tensioni, delle deformazioni e degli spostamenti nell’intera 

struttura o in una parte di essa mentre le analisi locali sono svolte solo nelle zone singolari quali quelle 

poste: 

 in prossimità degli appoggi; 

 in corrispondenza di carichi concentrati; 

 alle intersezioni travi-colonne; 

 nelle zone di ancoraggio; 

 in corrispondenza di variazioni della sezione trasversale. 

 

Per la determinazione degli effetti delle azioni, le analisi saranno effettuate assumendo: 

 sezioni interamente reagenti con rigidezze valutate riferendosi al solo calcestruzzo; 

 relazioni tensione deformazione lineari; 

 valori medi del modulo d’elasticità. 

Per la determinazione degli effetti delle deformazioni termiche e del ritiro le analisi sono effettuate 

assumendo  rigidezze ridotte valutate ipotizzando che le sezioni siano fessurate ed assumente pari alla 

metà della rigidezza delle sezioni interamente reagenti; 

La struttura è progettata senza appositi dispositivi dissipativi, attribuendo alla stessa un 

comportamento strutturale dissipativo ed una classe di duttilità “B”.  

Onde assicurare alla struttura un comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la 

formazione di meccanismi instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle 
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resistenze. Si localizzano dunque le dissipazioni di energia per isteresi in zone a tal fine individuate e 

progettate, dette “dissipative” o “critiche” e localizzate nelle travi in corrispondenza dei nodi, 

effettuando il dimensionamento degli elementi non dissipativi nel rispetto del criterio di gerarchia 

delle resistenze. A tal fine  le parti non dissipative ed i collegamenti delle parti dissipative al resto 

della struttura possiedono, nei confronti delle zone dissipative, una sovraresistenza sufficiente a 

consentire lo sviluppo in esse della plasticizzazione ciclica, valutata moltiplicando la resistenza 

nominale di calcolo delle zone dissipative per un opportuno coefficiente di sovraresistenzaRd, 

assunto pari ad 1,1 per CD”B”.  

Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze nella 

localizzazione delle masse, al centro di massa è attribuita una eccentricità accidentale rispetto alla sua 

posizione quale deriva dal calcolo pari in ogni direzione al 5% della dimensione dell’edificio misurata 

perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica. Detta eccentricità è assunta 

costante, per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti. 

 L'analisi dinamica lineare è svolta considerando la totalità dei modi di vibrare della struttura (tre per 

ogni piano con l'aggiunta di quelli legati alla copertura dei torrini scale e della rampa per un totale di 

altri nove modi di vibrare), gli impalcati infinitamente rigidi per la presenza di una soletta continua in 

cemento armato di 5 cm di spessore posta superiormente ed una di 4 cm posta inferiormente nella 

sezione trasversale del solaio. Per le combinazione degli effetti relativi ai singoli modi è utilizzata una 

combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo, quale quella indicata 

nell’espressione 7.3.3 della norma: 

E (jijEi Ej )
1/ 2 

con: 

 Ej  valore dell’effetto relativo al modo j; 

 ij  coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j calcolato con un coefficiente 

viscoso equivalente posto pari a 0,05 

La risposta sismica è calcolata separatamente per ciascuna delle due direzioni orizzontali e gli effetti 

sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc.) sono combinati successivamente, 

applicando l'espressione 7.3.15 della norma: 

1,00 Ex + 0,30 Ey 

con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più gravosi. La 

componente verticale del sisma Ez non è tenuta in conto in quanto non significativa nel caso in esame. 

Così facendo si ottengono 32 diverse combinazioni, in quanto vi sono 8 coppie di azioni ortogonali (in 

particolare + e – azione massima nella direzione X combinata con + e – il 30% dell'azione massima 
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nella direzione Y; inoltre + e – azione massima nella direzione Y combinata con + e – il 30% 

dell'azione massima nella direzione X per un totale di 8 casi) da moltiplicare per le 4 possibili 

posizioni del centro di masse. 

1°: +Ex + 0,30 Ey  2°: +Ex - 0,30 Ey  

3°: - Ex + 0,30 Ey  4°: - Ex - 0,30 Ey  

5°: - 0,30 Ex + Ey  6°: - 0,30 Ex - Ey  

7°: - 0,30 Ex + Ey  8°: - 0,30 Ex - Ey  

 

A ciascuna combinazione sono sommati  i  valori  degli  effett i  dovuti  ai  carichi 

vert icali  valutati  nella  combinazione sismica (G 1  + G2  +  ×Qk 1) ;  naturalmente la  

semplice sovrapposizione degli  effett i  è consenti ta dalla l inearità del  modello 

adottato.  

Le verifiche allo stato l imite ult imo di salvaguardia della vita (SLV) e stato l imite 

di  esercizio di  danno (SLD) t tuate considerando le 32 diverse    combinazioni del  

t ipo: F = E + G 1  + G2  +  ×Qk 1  ed adottando   = 0,60.  

Le non l inearità geometriche sono trascurate poiché a tutt i  i  piani r isulta 

soddisfatta la relazione 7.3.1 della norma [NTC 2008]:  

dove: 

P è i l  carico ver ticale totale della parte di  struttura sovrastante 

l’orizzontamento in esame;  

d r  è lo spostamento orizzontale medio d’interpiano, ovvero la differenza tra lo 

spostamento orizzontale dell’orizzontamento considerato e lo spostamento 

orizzontale dell’orizzontamento immediatamente sottostante;  

V è la forza orizzontale totale in corrispondenza dell’orizzontamento in esame;  

h è la distanza tra l’orizzontamento in esame e quello immediatamente 

sottostante.  
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VERIFICA DELLE TRAVI 

 

Verifica agli stati  limite ult imi  

I momenti flettenti  di calcolo, utilizzati per il  dimensionamento e la 

verifica delle travi,  sono quell i ottenuti dall’analisi globale della struttura per le 

combinazioni di carico sismiche precedentemente illustrate. Al fine di escludere la 

formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio di calcolo VEd 

si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, 

considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla 

formazione delle cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti Mb,Rd,1,2 delle 

due sezioni di plasticizzazione (generalmente quelle di estremità) determinati come indicato 

in §4.1.2.1.2, della norma [N.T.C. 2008] amplificati del fattore di sovraresistenza Rd assunto 

pari ad 1,00 per strutture in CD”B”. Nella determinazione della larghezza collaborante si è 

tenuto conto di quanto illustrato in figura 7.4.1. della suddetta norma riportata si seguito. 

 

 

F igura 27:  Larg hezza col laborante del l e  t ravi  
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La larghezza collaborante è assunta uguale alla larghezza del pilastro bc (vedi figura 

27 – NTC Fig. 7.4.1a) su cui la trave confluisce più: 

 due volte l’altezza della soletta da ciascun lato, nel caso di travi confluenti in 

pilastri interni (v.Fig. 7.4.2b); 

 due o quattro volte l’altezza della soletta da ciascun lato in cui è presente una 

trave trasversale di altezza simile, nel caso di travi confluenti rispettivamente in pilastri 

esterni o interni (v. Fig. 7.4.2c e 7.4.2d). 

Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si 

considerano due valori di sollecitazione di taglio, massimo e minimo, ipotizzando 

rispettivamente la presenza e l’assenza dei carichi variabili e momenti resistenti Mb,Rd,1,2, 

assunti in ogni caso di verso concorde sulla trave. 

I momenti resistenti sono calcolati sulla base delle armature flessionali effettivamente 

presenti, compreso il contributo di quelle poste all’interno della larghezza collaborante delle 

solette piene, se ancorate al di fuori della campata in esame.  

Le sollecitazioni massime riscontrate nelle travi sono le seguenti: 

 

TRAVI 40X70 

 M
+

Ed = 487 kNm 

M
-
Ed = -753 kNm 

VEd = 503 kN 

TRAVI 70x35 

 M
+

Ed = 184 kNm 

M
-
Ed = -205 kNm 

VEd = 107 kN 

 

Le verifiche agli stati limite ultimi sono state condotte utilizzando il programma a 

distribuzione gratuita (open source) “Verifica C.A.S.L.U.” versione 5,9 del prof. Ing. Piero 

Gelfi per il calcolo del momento resistente allo stato limite ultimo. 

Per quanto attiene alla geometria della sezione si fa riferimento agli elaborati grafici 

di progetto
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Verifica a flessione 

 

Travi principali 70x40: 

La sezione trasversale è di forma rettangolare di base pari a 40cm e altezza di 70cm; è 

armata con 12 barre da 20 mm di diametro (disposte 6 inferiormente, 6 superiormente), e 

ferri di parete 2+2. L’armatura trasversale è costituita da staffe 10 a passo 7,5cm agli 

appoggi. 
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Travi secondarie a spessore: 

La sezione trasversale è di forma rettangolare di base pari a 75cm e altezza pari a 

35cm; è armata con 12 barre da 20 mm di diametro (disposte 6 inferiormente, 6 

superiormente). L’armatura trasversale è costituita da staffe 10 a passo 7,5cm agli appoggi. 
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Verifica a taglio 

Il calcolo del taglio resistente è svolto secondo le indicazione del paragrafo § 

7.4.4.1.2.2 che per strutture in classe di duttilità B riporta al paragrafo § 4.1.2.1.3.2 della 

norma [N.T.C. 2008] secondo cui la resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di 

specifica armatura a taglio si valuta sulla base di una schematizzazione a traliccio. Pertanto 

gli elementi resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature 

longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati. 

L’inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave è assunta pari a 45° e 

pertanto rispetta i limiti imposti dalla normativa ( 1 ≤ ctg ≤ 2,5 ). 

 La verifica di resistenza (SLU) si svolge accertando che VRd ≥ VEd   dove VEd è il 

valore di calcolo dello sforzo di taglio agente. 

Con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza di calcolo a “taglio trazione” si 

calcola con:     

VRsd = 0,9 d Asw/s fyd (ctg + ctg) sen

 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio 

compressione” si calcola con:     

VRcd = 0,9 d bw c f 'cd (ctg + ctg) / (1+ctg
2
)  

dove: 

 d e bw sono, rispettivamente, l'altezza utile e la larghezza della sezione; 

 Asw area dell’armatura trasversale; 

 s interasse tra due armature trasversali consecutive; 

 α angolo di inclinazione dell’armatura trasversale rispetto all’asse della trave 

pari a 90° 

 f 'cd resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima ( f 'cd = 0,5 fcd); 

 c  coefficiente maggiorativo pari a  1 per membrature non compresse 

 

Si adotta come resistenza al taglio della trave la minore delle due sopra definite:  

    VRd = min (VRsd, VRcd) 
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In definitiva le armature longitudinali, dimensionate in base alle sollecitazioni 

flessionali, sono prolungate di una misura pari a al = 0,9 d  (ctg - ctg) / 2 0. 

Nelle due tabelle seguente si riportano i dati di input, i valori sollecitanti e quelli 

resistenti con l'esito del confronto di verifica. La simbologia adottata ha il significato sopra 

esposto. Si osserva in aggiunta che con “L” è indicato la luce della trave, con “Vmax” il taglio 

massimo riscontrato nella trave:  

 

Sezione Asw s fyd f'cd   bw d c nbraccia,st

[cm
2
] [cm] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [cm] [cm]

TR 40x70 0,79 7,5 391 9,40667 90 45 40 70 1 2

TR 70x35 0,79 15 391 9,40667 90 45 70 35 1 4

Dati

 

Vmax Vrsd Vrcd Vrd ESITO

[kN] [kN] [kN] [kN] VERIFICA

503 519 1185 519 verificato

107 260 1037 260 verificato

Verifica a taglio

 

 

In definitiva le travi soddisfano le verifiche allo  stato limite ultimo per 

taglio  

 

VERIFICA DI RESISTENZA  ALLE TENSIONI DELLE TRAVI PRINCIPALI  HE500B 

 

La struttura è stata verificata nel rispetto della CNR 10011 verificando che le massime 

tensioni agenti non superino la tensione ammissibile di progetto. Si riporta di seguito la 

tabella riassuntiva dei calcoli. 

 

Quota imp. Perm Acc Trave L i hc Itot yc Mgetto Mperm Macc c
0

c
∞

a
0

a
∞

[Kg/m
2
] [Kg/m

2
] [mm] [mm] [mm] [cm

4
] [mm] [Kgm] [Kgm] [Kgm]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]  [Kg/cm

2
]

principale 650 300 HE 500 B 9400 9250 120 206932 143 -7662 39900 30650 72 85 1417 1428

Verifiche tensionali trave composta puntellata
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VERIFICA DEI PILASTRI 

Le verifiche degli elementi monodimensionali (travi e pilastri) vengono condotte in 

accordo al D.M. del 14.01.2008. In particolare, per la valutazione della resistenza a sforzo 

normale e flessione, si adottano le ipotesi: 

- conservazione delle sezioni piane; 

- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo; 

- resistenza a trazione del calcestruzzo nulla; 

- rottura del calcestruzzo determinata dal raggiungimento della sua capacità  

 deformativa ultima a compressione; 

- rottura dell’armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità 

 deformativa ultima; 

Le tensioni nel calcestruzzo e nell’armatura si dedurranno, a partire dalle 

deformazioni, utilizzando i rispettivi diagrammi tensione-deformazione. 

La verifica di resistenza allo SLU si esegue controllando che: 

MRd = MRd (NEd ) > MEd 

dove 

MRd è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a NEd; 

NEd è il valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale) dell’azione; 

MEd è il valore di calcolo della componente flettente dell’azione. 

Nel caso di pilastri soggetti a compressione assiale, si deve comunque assumere una 

componente flettente dello sforzo MEd = e NEd con eccentricità e pari almeno a 0,05h ≥ 20mm 

(con h altezza della sezione). 
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Nel caso di pressoflessione deviata la verifica della sezione può essere posta nella forma 

(MEyd/MRyd)
 + (Mezd/MRzd)

 < 1  

dove: 

MEyd, MEzd sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta dell’azione attorno 

agli assi y e z; 

MRyd, MRzd sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pressoflessione retta 

corrispondenti a NEd valutati separatamente attorno agli assi y e z. 

L’esponente α può dedursi in funzione della geometria della sezione e dei parametri 

= NEd/NRcd  

t  = At  fyd / NRcd 

con NRcd = Ac fcd . 

In mancanza di una specifica valutazione, può porsi cautelativamente α=1. 

 

 Pilastri 

Per ciascuna direzione e ciascun verso di applicazione delle azioni sismiche, si devono 

proteggere i pilastri dalla plasticizzazione prematura adottando opportuni momenti 

flettenti di calcolo; tale condizione si consegue qualora, per ogni nodo trave-pilastro ed 

ogni direzione e verso dell’azione sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia 

maggiore della resistenza complessiva delle travi amplificata del coefficiente gRd, in 

accordo con la formula: 

MC,Rd Rd Mb,Rd 

 

dove: Rd = 1,30 per le strutture in CD “A” e Rd = 1,10 per le strutture in CD “B”, MC,Rd è 

il momento resistente del generico pilastro convergente nel nodo, calcolato per i livelli di 

sollecitazione assiale presenti nelle combinazioni sismiche delle azioni; Mb,Rd è il 

momento resistente della generica trave convergente nel nodo. 

Si assume il nodo in equilibrio ed i momenti, sia nei pilastri che nelle travi, tra loro 

concordi. Nel caso in cui i momenti nel pilastro al di sopra ed al di sotto del nodo siano tra 

loro discordi, al si considera il solo valore maggiore, il minore va sommato ai momenti di 

plasticizzazione delle travi. 
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Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si adotta come momento di calcolo il 

maggiore tra il momento risultante dall’analisi ed il momento MC,Rd della sezione di 

sommità del pilastro. Il suddetto criterio di gerarchia delle resistenze non si applica alle 

sezioni di sommità dei pilastri dell’ultimo piano. Al fine di escludere la formazione di 

meccanismi inelastici dovuti al taglio, le sollecitazioni di taglio da utilizzare per le 

verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla condizione di equilibrio 

del pilastro soggetto all’azione dei momenti resistenti nelle sezioni di estremità superiore 

M
s
C,Rd ed inferiore M

i
C,Rd secondo l’espressione: 

nella quale lp è la lunghezza del pilastro. Nel caso in cui i tamponamenti non si estendano 

per l’intera altezza dei pilastri adiacenti, le sollecitazioni di taglio da considerare per la 

parte del pilastro priva di tamponamento sono calcolati assumendo lp  pari alla estensione 

della parte di pilastro priva di tamponamento. 

 

Per le strutture in CD “B” ed in CD “A” la sollecitazione di compressione non deve 

eccedere, rispettivamente, il 65% ed il 55% della resistenza massima a compressione della 

sezione di solo calcestruzzo. 

La verifica a presso-flessione deviata può essere condotta in maniera semplificata 

effettuando, per ciascuna direzione di applicazione del sisma, una verifica a presso-

flessione retta nella quale la resistenza viene ridotta del 30%. 

 

 

Pilastri esistenti 50x50: 

Nella tabella seguente si riportano le sollecitazioni più gravose, e in 

particolare: sforzo normale minimo, sforzo normale massimo, momento 

massimo intorno all’asse x, momento massimo intorno a ll’asse y:  
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P V2 V3 T M2 M3

KN KN KN KN-m KN-m KN-m

57,896 -35,905 -11,538 0,0197 -40,319 -126,786

-1831,86 -16,937 -39,933 -0,0441 44,6153 -2,7453

-1663,64 -9,029 53,177 0,0046 121,5336 -23,7819

-469,856 59,927 6,551 0,0197 16,7504 160,2042  

 

La verifica più significativa è riportata qui di seguito: 

 

 

Il dominio di resistenza del pilastro, e le coppie sollecitanti M-N più gravose, sono riportate 

nel seguente grafico: 
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Verifica a taglio 

Per quanto riguarda il taglio, si ha un valore massimo V2 = 60 kN e V3 = 53 kN. 

 

Sezione Asw s fyd f'cd   bw d c nbraccia,st

[cm
2
] [cm] [N/mm

2
] [N/mm

2
] [cm] [cm]

PIL 50X50 0,5 10 391 9,40667 90 45 50 50 1 2

Dati

 

Vmax Vrsd Vrcd Vrd ESITO

[kN] [kN] [kN] [kN] VERIFICA

60 176 1058 176 verificato

Verifica a taglio
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1.  CONCLUSIONI 

 

La presente relazione si  r iferisce alla progettazione in fase definit iva d ell’  

intervento si  sopraelevazione del  reparto di  radiologia dell’ist i tuto nazionale dei  

tumori fondazione “G.Pascale”.  

La struttura è del  tipo misto telaio -pareti  ed è stata verificata secondo le 

indicazioni del  D.M. del  14/gennaio/2008.  

 

Napoli ,  novembre 2008 

   

          Il  Progettista 

        Ing.  
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
GEOMETRIA E CARICHI TRAVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di 
stampa dei dati di input delle travi: 
 
    Trave      : Numero identificativo della trave alla quota in esame. 
    Sez.       : Numero di archivio della sezione della trave. Se il numero 
                 sezione e' superiore a 600, si tratta di setto di altezza 
                 pari all'interpiano e di cui nei successivi dati viene 
                 specificato il solo spessore. 
    Base x Alt.: Ingombri in X ed Y nel sistema di riferimento locale della 
                 sezione. Nel caso di sezioni rettangolari questi ingombri 
                 coincidono con base ed altezza. 
    Magrone    : Larghezza del magrone di fondazione. Se presente individua 
                 ai fini del calcolo un'asta su suolo alla Winkler. 
    Ang.       : Angolo di rotazione della sezione attorno all'asse. 
    Filo in.   : Numero del filo fisso iniziale della trave. 
    Filo fin.  : Numero del filo fisso finale della trave. 
    Quota in.  : Quota dell'estremo iniziale della trave. 
    Quota fin. : Quota dell'estremo finale della trave. 
    dx in      : Scostamento in direzione X del punto iniziale dell'asse 
                 della trave dal filo fisso iniziale di riferimento. 
    dx f.      : Scostamento in direzione X del punto finale dell'asse 
                 della trave dal filo fisso finale di riferimento. 
    dy in      : Scostamento in direzione Y del punto iniziale dell'asse 
                 della trave dal filo fisso iniziale di riferimento. 
    dy f.      : Scostamento in direzione Y del punto finale dell'asse 
                 della trave dal filo fisso finale di riferimento. 
    Pann.      : Carico sulla trave dovuto a pannelli di solai. 
    Tamp.      : Carico sulla trave dovuto a tamponature. 
    Ball.      : Carico sulla trave dovuto a ballatoi. 
    Espl.      : Carico sulla trave imposto dal progettista. 
    Tot.       : Totale dei carichi verticali precedenti. 
    Torc.      : Momento torcente distribuito agente sulla trave imposto 
                 dal progettista. 
    Orizz.     : Carico orizzontale distribuito agente sulla trave imposto 
                 dal progettista. 
    Assia.     : Carico assiale distribuito agente sulla trave imposto 
                 dal progettista. 
    Ali.       : Aliquota del carico esplicito per la determinazione 
                 della massa sismica 
    Crit.N.ro  : Numero identificativo del criterio di progetto associato 
                 alla trave. 
 
        Nel caso di vincoli particolari (situazione diversa dal doppio 
incastro), segue un'ulteriore tabulato relativo ai vincoli, le cui sigle hanno 
il seguente significato: 
 
    Codice    : Codice sintetico identificativo del tipo di vincolo secondo 
                la codifica appresso riportata: 
 
                I = incastro         ;    K = appoggio scorrevole 
                C = cerniera sferica ;    E = esplicito 
                CF= cerniera flessionale. 
 
                Il reale funzionamento dei vincoli (da intendersi come 
                vincoli interni tra asta e nodo) e' esplicitato dai 
                successivi dati. 
    Tx, Ty, Tz: Valori delle rigidezze alla traslazione imposte al nodo in 
                esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella 
                particolare traslazione mutua tra trave e nodo e' impedita 
                (ovvero la traslazione assoluta del nodo e dell'estremo 
                dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' 
                continuita' tra tali elementi ai fini di tale traslazione 
                reciproca (ovvero la traslazione assoluta del nodo e 
                dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). 
                                     



 

2 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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                Invece un valore maggiore di zero equivale ad una sconnes- 
                sione fra il nodo e l'estremo dell'asta (traslazioni 
                assolute diverse), ma sul nodo agirà una forza, nella 
                direzione della sconnessione inserita, di valore pari alla 
                rigidezza per la variazione di spostamento. Se infine viene 
                inserito un valore compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) 
                (fattore di connessione) il programma trasforma in automatico 
                tale numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono 
                quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' 
                parallelo all'asse della trave. 
    Rx, Ry, Rz: Valori delle rigidezze alla rotazione imposte al nodo in 
                esame. Il valore -1 indica per convenzione che quella 
                particolare rotazione mutua tra trave e nodo e' impedita 
                (ovvero la rotazione assoluta del nodo e dell'estremo 
                dell'asta è la medesima), mentre lo 0 indica che non vi e' 
                continuita' tra tali elementi ai fini di tale rotazione 
                reciproca (ovvero la rotazione assoluta del nodo e 
                dell'estremo dell'asta sono diverse ed indipendenti). Invece 
                un valore maggiore di zero equivale ad una sconnessione fra 
                il nodo e l'estremo dell'asta (rotazioni assolute diverse), 
                ma sul nodo agirà un momento, nella direzione della 
                sconnessione inserita, di valore pari alla rigidezza per la 
                variazione di rotazione.  Se viene inserito un valore 
                compreso fra -1 (incastrato) e 0 (libero) (fattore di 
                connessione) il programma trasforma in automatico tale 
                numero in una rigidezza esplicita. Gli assi X e Y sono 
                quelli del riferimento locale della sezione, mentre Z e' 
                parallelo all'asse della trave. 
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      ╓─────────────────────────────╖      ╓─────────────────────────────╖ 
      ║   Tipologia  Rettangolare   ║      ║   Tipologia  Rettangolare   ║ 
      ╠═════╦═══════╦═══════╦═══════╣      ╠═════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
      ║ Sez.║ Base  ║Altezza║Magrone║      ║ Sez.║ Base  ║Altezza║Magrone║ 
      ║ N.ro║ (cm)  ║ (cm)  ║ (cm)  ║      ║ N.ro║ (cm)  ║ (cm)  ║ (cm)  ║ 
      ╠═════╬═══════╬═══════╬═══════╣      ╠═════╬═══════╬═══════╬═══════╣ 
      ║  3  ║ 50,0  ║ 50,0  ║  0,0  ║      ║  4  ║ 55,0  ║ 55,0  ║  0,0  ║ 
      ║  5  ║ 40,0  ║ 40,0  ║  0,0  ║      ║  6  ║ 40,0  ║ 50,0  ║  0,0  ║ 
      ║  8  ║ 80,0  ║ 25,0  ║  0,0  ║      ║  9  ║ 85,0  ║ 25,0  ║  0,0  ║ 
      ║ 25  ║ 50,0  ║ 80,0  ║  0,0  ║      ║ 26  ║ 50,0  ║ 65,0  ║  0,0  ║ 
      ║ 27  ║ 40,0  ║ 70,0  ║  0,0  ║      ║ 28  ║ 25,0  ║ 50,0  ║  0,0  ║ 
      ║ 29  ║ 10,0  ║ 10,0  ║  0,0  ║      ║ 30  ║100,0  ║ 50,0  ║120,0  ║ 
      ╚═════╩═══════╩═══════╩═══════╝      ╚═════╩═══════╩═══════╩═══════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO SEZIONI ASTE IN C.A.O. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
        ╓──────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
        ║       CARATTERISTICHE STATICHE DELLE SEZIONI IN C.A.O.       ║ 
        ╠══════╦═════════════╦═════════════╦═════════════╦═════════════╣ 
        ║ Sez. ║    Area     ║     Ixg     ║     Iyg     ║     Ip      ║ 
        ║ N.ro ║    (cm2)    ║    (cm4)    ║    (cm4)    ║    (cm4)    ║ 
        ╠══════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╣ 
        ║   3  ║       2500  ║     520833  ║     520833  ║    1041667  ║ 
        ║   4  ║       3025  ║     762552  ║     762552  ║    1525104  ║ 
        ║   5  ║       1600  ║     213333  ║     213333  ║     426667  ║ 
        ║   6  ║       2000  ║     416667  ║     266667  ║     683333  ║ 
        ║   8  ║       2000  ║     104167  ║    1066667  ║    1170833  ║ 
        ║   9  ║       2125  ║     110677  ║    1279427  ║    1390104  ║ 
        ║  25  ║       4000  ║    2133333  ║     833333  ║    2966666  ║ 
        ║  26  ║       3250  ║    1144271  ║     677083  ║    1821354  ║ 
        ║  27  ║       2800  ║    1143334  ║     373333  ║    1516667  ║ 
        ║  28  ║       1250  ║     260417  ║      65104  ║     325521  ║ 
        ║  29  ║        100  ║        833  ║        833  ║       1667  ║ 
        ║  30  ║       5000  ║    1041667  ║    4166667  ║    5208334  ║ 
        ╚══════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO SEZIONI SHELLS 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
                ╔════════╦════════╦═══════╦═════════════════╗ 
                ║Sezione ║Spessore║ Tipo  ║  Tipo Elemento  ║ 
                ║  N.ro  ║   cm   ║ Mater.║  (descrizione)  ║ 
                ╠════════╬════════╬═══════╬═════════════════╣ 
                ║   601  ║    85  ║   12  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ║   602  ║    60  ║   12  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ║   603  ║    40  ║   12  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ║   604  ║    70  ║   12  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ║   605  ║    95  ║    1  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ║   606  ║    75  ║   12  ║ LASTRA-PIASTRA  ║ 
                ╚════════╩════════╩═══════╩═════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════╦════════╦════════╦════════╦══════╦═══════╦═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║Carico║Peso Pr.║ Perman.║ Accid. ║AlSism║ Neve  ║              DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO               ║ 
║ N.ro ║(kg/mq) ║ (kg/mq)║ (kg/mq)║ (%)  ║(kg/mq)║                                                                     ║ 
╠══════╬════════╬════════╬════════╬══════╬═══════╬═════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║   1  ║   300  ║   200  ║   300  ║  50  ║    0  ║solaio tipo                                                          ║ 
║   2  ║   300  ║   300  ║   400  ║ 100  ║    0  ║scala                                                                ║ 
║   3  ║   300  ║   200  ║   100  ║  33  ║    0  ║copertura                                                            ║ 
║   4  ║   150  ║     0  ║     0  ║   0  ║    0  ║tamponatura                                                          ║ 
║   5  ║   100  ║     0  ║   100  ║  33  ║    0  ║peso copertura metallica quinto piano                                ║ 
╚══════╩════════╩════════╩════════╩══════╩═══════╩═════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CRITERI DI PROGETTO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    ╔════╦════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
    ║IDEN║                                  ASTE ELEVAZIONE                               ║ 
    ╠════╬═══╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦════╦════╦════╦════╦════╦════╦════╣ 
    ║Crit║Def║%Scorr║P max.║P min.║τMtmin║Ferri ║Ecclim║Tipo║Fl. ║DenX║DenX║DenY║DenY║%Mag║ 
    ║N.ro║Tag║Staffe║Staffe║Staffe║kg/cmq║parete║  cm  ║ver.║rett║pos.║neg.║pos.║neg.║car.║ 
    ╠════╩═══╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩════╩════╩════╩════╩════╩════╩════╣ 
    ║  1  si   100    30      0      3     no     200    0    1    0    0    0    0    0  ║ 
    ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CRITERI DI PROGETTO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
        ╔════╦════════════════════════════════════════════════════╗ 
        ║IDEN║                  ASTE FONDAZIONE                   ║ 
        ╠════╬═══╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╣ 
        ║Crit║Min║Verif.║Kwinkl║%Scorr║P max.║P min.║τMtmin║Ferri ║ 
        ║N.ro║T/σ║Alette║kg/cmc║Staffe║Staffe║Staffe║kg/cmq║parete║ 
        ╠════╩═══╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╣ 
        ║  2  no   no    10,00   100    33      0      3     no   ║ 
        ╚═════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CRITERI DI PROGETTO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
              ╔════╦═══════════════╗        ╔════╦═══════════════╗ 
              ║IDEN║   PILASTRI    ║        ║IDEN║   PILASTRI    ║ 
              ╠════╬═══╦══════╦════╣        ╠════╬═══╦══════╦════╣ 
              ║Crit║Def║τMtmin║Tipo║        ║Crit║Def║τMtmin║Tipo║ 
              ║N.ro║Tag║kg/cmq║ver.║        ║N.ro║Tag║kg/cmq║ver.║ 
              ╠════╩═══╩══════╩════╣        ╠════╩═══╩══════╩════╣ 
              ║  3  si    3,0   1  ║        ║                    ║ 
              ╚════════════════════╝        ╚════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
CRITERI DI PROGETTO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════╦════╦══════════════════════════════════════════════╦═════════════════════╦══════════════╦═══════╦═══════╗ 
║ IDENTIF.  ║    ║         CARATTERISTICHE DEL MATERIALE        ║CARATTER. COSTRUTTIVE║  POLIGONALI  ║ FLAGS ║PIASTRE║ 
╠════╦══════╬════╬═══════╦═════╦════╦═════╦═════╦═════╦═══╦═════╬═════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═══╦═════╦════╬═══╦═══╬═══════╣ 
║Crit║ Elem.║%Rig║Mod. E ║Pois-║Sgmc║tauc0║tauc1║ Sgmf║Om.║Gamma║Copri║Fi ║Fi ║Lar║Psc║Pos║Darm.║Ite-║Lin║App║Coprif.║ 
║N.ro║      ║Tors║kg/cmq ║son  ║ ------ kg/cmq ------ ║   ║kg/mc║staff║min║st.║st.║cm ║pol║ cmq ║raz.║ear║esi║  cm   ║ 
╠════╩══════╩════╩═══════╩═════╩══════════════════════╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩════╩═══╩═══╩═══════╣ 
║  1  ELEV.   60  284605  0,20  85,0  5,3  16,9  2600  15  2500   1,5  12   8  60   5   3     1  20   0   0          ║ 
║  2  FOND.   60  284605  0,20  85,0  5,3  16,9  2600  15  2500   2,0  12   8  60   5   3     1  20   0              ║ 
║  3  PILAS   60  284605  0,20  85,0  5,3  16,9  2600  15  2500   1,5  12   8  50   5   3     1  20   0              ║ 
║  4  SHELLS                    85,0             2200  15         2,0                                           2,0  ║ 
║101  ACCIAIO                                                                                         1              ║ 
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
DATI GENERALI DI STRUTTURA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║           D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A            ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Massima dimens. dir. X (m):   57,00  ║ Altezza edificio       (m):   26,00  ║ 
║ Massima dimens. dir. Y (m):   81,00  ║ Differenza temperatura(°C):   15     ║ 
╟──────────────────────────────────────╨──────────────────────────────────────╢ 
║                   C O E F F I C I E N T I    S I S M I C I                  ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Intensita' sismica        :    0,07  ║ Coefficiente di struttura :    1,00  ║ 
║ Coefficiente di fondazione:    1,00  ║ Coefficiente protez. sism.:    1,20  ║ 
╟──────────────────────────────────────╨──────────────────────────────────────╢ 
║   C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L I   E L E V A Z I O N E   ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tens. max. es. acc. (kg/cm²): 2600   ║ Tens. max. es. cls  (kg/cm²): 85,0   ║ 
║ Coefficiente omogeneizz.    :   15   ║ Coefficiente di Poisson     : 0,20   ║ 
║ Copristaffa (cm):    1,50            ║ Copriferro (cm):    2,90             ║ 
║ φ minimo a flessione  (mm):   12     ║ φ Staffe (mm):    8                  ║ 
║ Scorrimento Staffe (>=40%):  100     ║ Largh.max staffe elev.(cm):   60,00  ║ 
║ Classe R'bk cls. (kg/cm²) :  250     ║ Classe Acciaio FeB44  K              ║ 
╟──────────────────────────────────────╨──────────────────────────────────────╢ 
║   C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L I   F O N D A Z I O N E   ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
DATI GENERALI DI STRUTTURA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║           D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A            ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tens. max. es. acc. (kg/cm²): 2600   ║ Tens. max. es. cls  (kg/cm²): 85,0   ║ 
║ Coefficiente omogeneizz.    :   15   ║ Coefficiente di Poisson     : 0,20   ║ 
║ Copristaffa (cm):    2,00            ║ Copriferro (cm):    3,40             ║ 
║ φ minimo a flessione  (mm):   12     ║ φ Staffe (mm):    8                  ║ 
║ Scorrimento Staffe (>=40%):  100     ║ Largh.max staffe fond.(cm):   60,00  ║ 
║ Classe R'bk cls. (kg/cm²) :  250     ║ Costante di Winkler (kg/cmc): 10,00  ║ 
║ Classe Acciaio FeB44  K              ║                                      ║ 
╟──────────────────────────────────────╨──────────────────────────────────────╢ 
║            C A R A T T E R I S T I C H E     P I L A S T R I                ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tens. max. es. acc. (kg/cm²): 2600   ║ Tens. max. es. cls  (kg/cm²): 85,0   ║ 
║ Coefficiente omogeneizz.    :   15   ║ Coefficiente di Poisson     : 0,20   ║ 
║ Copristaffa (cm):    1,50            ║ Copriferro (cm):    2,90             ║ 
║ φ minimo a flessione  (mm):   12     ║ φ Staffe (mm):    8                  ║ 
║ Classe R'bk cls. (kg/cm²) :  250     ║ Tipo Verif.(0=Mx;1=Mx/My;2=Dev.):1   ║ 
║ Classe Acciaio FeB44  K              ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
           ╔══════╦════════╦════════╗    ╔══════╦════════╦════════╗ 
           ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║    ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║ 
           ║ N.ro ║   m    ║   m    ║    ║ N.ro ║   m    ║   m    ║ 
           ╠══════╬════════╬════════╣    ╠══════╬════════╬════════╣ 
           ║   1  ║  5,45  ║  0,00  ║    ║   2  ║ 13,95  ║  0,00  ║ 
           ║   3  ║ 41,35  ║  0,00  ║    ║   4  ║ 49,85  ║  0,00  ║ 
           ║   5  ║  3,95  ║ 12,60  ║    ║   6  ║ 11,27  ║ 12,60  ║ 
           ║   7  ║ 12,77  ║ 12,60  ║    ║   8  ║ 14,64  ║ 12,60  ║ 
           ║   9  ║ 16,39  ║ 12,60  ║    ║  10  ║ 17,70  ║ 12,60  ║ 
           ║  11  ║ 37,70  ║ 12,60  ║    ║  12  ║ 39,00  ║ 12,60  ║ 
           ║  13  ║ 40,70  ║ 12,60  ║    ║  14  ║ 42,20  ║ 12,60  ║ 
           ║  15  ║ 43,70  ║ 12,60  ║    ║  16  ║ 51,70  ║ 12,60  ║ 
           ║  17  ║  3,95  ║ 20,70  ║    ║  18  ║ 11,15  ║ 20,70  ║ 
           ║  19  ║ 12,65  ║ 20,70  ║    ║  20  ║ 18,25  ║ 20,70  ║ 
           ║  21  ║ 19,95  ║ 20,70  ║    ║  22  ║ 21,55  ║ 20,70  ║ 
           ║  23  ║ 23,25  ║ 20,70  ║    ║  24  ║ 26,45  ║ 20,70  ║ 
           ║  25  ║ 28,75  ║ 20,70  ║    ║  26  ║ 31,95  ║ 20,70  ║ 
           ║  27  ║ 33,65  ║ 20,70  ║    ║  28  ║ 35,25  ║ 20,70  ║ 
           ║  29  ║ 36,95  ║ 20,70  ║    ║  30  ║ 38,75  ║ 20,70  ║ 
           ║  31  ║ 40,85  ║ 20,70  ║    ║  32  ║ 51,70  ║ 20,70  ║ 
           ║  33  ║  3,95  ║ 26,20  ║    ║  34  ║ 10,80  ║ 26,20  ║ 
           ║  35  ║ 12,30  ║ 26,20  ║    ║  36  ║ 15,00  ║ 26,20  ║ 
           ║  37  ║ 16,50  ║ 26,20  ║    ║  38  ║ 17,70  ║ 26,20  ║ 
           ║  39  ║ 23,85  ║ 26,20  ║    ║  40  ║ 25,65  ║ 26,20  ║ 
           ║  41  ║ 29,45  ║ 26,20  ║    ║  42  ║ 31,35  ║ 26,20  ║ 
           ║  43  ║ 37,70  ║ 26,20  ║    ║  44  ║ 38,65  ║ 26,20  ║ 
           ║  45  ║ 40,15  ║ 26,20  ║    ║  46  ║ 42,85  ║ 26,20  ║ 
           ║  47  ║ 44,35  ║ 26,20  ║    ║  48  ║ 51,70  ║ 26,20  ║ 
           ║  49  ║  3,95  ║ 29,30  ║    ║  50  ║ 10,80  ║ 29,30  ║ 
           ║  51  ║ 12,30  ║ 29,30  ║    ║  52  ║ 15,00  ║ 29,30  ║ 
           ║  53  ║ 16,50  ║ 29,30  ║    ║  54  ║ 18,40  ║ 29,30  ║ 
           ║  55  ║ 19,60  ║ 29,30  ║    ║  56  ║ 21,80  ║ 29,30  ║ 
           ║  57  ║ 23,00  ║ 29,30  ║    ║  58  ║ 26,50  ║ 29,30  ║ 
           ║  59  ║ 28,50  ║ 29,30  ║    ║  60  ║ 32,00  ║ 29,30  ║ 
           ║  61  ║ 33,20  ║ 29,30  ║    ║  62  ║ 35,40  ║ 29,30  ║ 
           ║  63  ║ 36,60  ║ 29,30  ║    ║  64  ║ 38,65  ║ 29,30  ║ 
           ║  65  ║ 40,15  ║ 29,30  ║    ║  66  ║ 42,85  ║ 29,30  ║ 
           ║  67  ║ 44,35  ║ 29,30  ║    ║  68  ║ 51,70  ║ 29,30  ║ 
           ║  69  ║  3,95  ║ 34,80  ║    ║  70  ║ 14,15  ║ 34,80  ║ 
           ║  71  ║ 16,80  ║ 34,80  ║    ║  72  ║ 18,30  ║ 34,80  ║ 
           ║  73  ║ 20,00  ║ 34,80  ║    ║  74  ║ 21,60  ║ 34,80  ║ 
           ║  75  ║ 23,30  ║ 34,80  ║    ║  76  ║ 24,70  ║ 34,80  ║ 
           ║  77  ║ 30,50  ║ 34,80  ║    ║  78  ║ 32,10  ║ 34,80  ║ 
           ║  79  ║ 33,80  ║ 34,80  ║    ║  80  ║ 35,30  ║ 34,80  ║ 
           ║  81  ║ 37,00  ║ 34,80  ║    ║  82  ║ 38,90  ║ 34,80  ║ 
           ╚══════╩════════╩════════╝    ╚══════╩════════╩════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
           ╔══════╦════════╦════════╗    ╔══════╦════════╦════════╗ 
           ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║    ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║ 
           ║ N.ro ║   m    ║   m    ║    ║ N.ro ║   m    ║   m    ║ 
           ╠══════╬════════╬════════╣    ╠══════╬════════╬════════╣ 
           ║  83  ║ 41,15  ║ 34,80  ║    ║  84  ║ 51,70  ║ 34,80  ║ 
           ║  85  ║  3,95  ║ 42,90  ║    ║  86  ║ 14,15  ║ 42,90  ║ 
           ║  87  ║ 37,70  ║ 42,90  ║    ║  88  ║ 38,90  ║ 42,90  ║ 
           ║  89  ║ 41,15  ║ 42,90  ║    ║  90  ║ 51,70  ║ 42,90  ║ 
           ║  91  ║  5,45  ║ 55,50  ║    ║  92  ║ 14,45  ║ 55,50  ║ 
           ║  93  ║ 16,50  ║ 55,50  ║    ║  94  ║ 17,70  ║ 55,50  ║ 
           ║  95  ║ 37,70  ║ 55,50  ║    ║  96  ║ 39,20  ║ 55,50  ║ 
           ║  97  ║ 40,95  ║ 55,50  ║    ║  98  ║ 42,95  ║ 55,50  ║ 
           ║  99  ║ 46,40  ║ 55,50  ║    ║ 100  ║ 45,60  ║ 55,50  ║ 
           ║ 101  ║ 47,10  ║ 55,50  ║    ║ 102  ║ 49,85  ║ 55,50  ║ 
           ║ 103  ║ 50,60  ║ 55,50  ║    ║ 104  ║ 52,30  ║ 55,50  ║ 
           ║ 105  ║ 54,20  ║ 55,50  ║    ║ 106  ║ 33,30  ║ 65,00  ║ 
           ║ 107  ║ 35,80  ║ 65,00  ║    ║ 108  ║ 37,70  ║ 64,75  ║ 
           ║ 109  ║ 38,55  ║ 64,75  ║    ║ 110  ║ 33,30  ║ 71,85  ║ 
           ║ 111  ║ 38,70  ║ 71,85  ║    ║ 112  ║ 40,20  ║ 71,85  ║ 
           ║ 113  ║ 42,80  ║ 71,85  ║    ║ 114  ║ 44,10  ║ 71,85  ║ 
           ║ 115  ║ 47,40  ║ 71,85  ║    ║ 116  ║ 48,90  ║ 71,85  ║ 
           ║ 117  ║ 54,20  ║ 71,85  ║    ║ 118  ║ 33,30  ║ 79,00  ║ 
           ║ 119  ║ 34,60  ║ 79,00  ║    ║ 120  ║ 36,35  ║ 79,00  ║ 
           ║ 121  ║ 37,95  ║ 79,00  ║    ║ 122  ║ 39,65  ║ 79,00  ║ 
           ║ 123  ║ 47,65  ║ 79,00  ║    ║ 124  ║ 49,15  ║ 79,00  ║ 
           ║ 125  ║ 50,95  ║ 79,00  ║    ║ 126  ║ 52,65  ║ 79,00  ║ 
           ║ 127  ║ 54,20  ║ 79,00  ║    ║ 128  ║  3,95  ║ 14,10  ║ 
           ║ 129  ║  3,95  ║ 15,30  ║    ║ 130  ║  3,95  ║ 15,70  ║ 
           ║ 131  ║  3,95  ║ 16,85  ║    ║ 132  ║  3,95  ║ 17,25  ║ 
           ║ 133  ║  3,95  ║ 18,40  ║    ║ 134  ║  3,95  ║ 18,80  ║ 
           ║ 135  ║  3,95  ║ 20,00  ║    ║ 136  ║  3,95  ║ 22,40  ║ 
           ║ 137  ║  3,95  ║ 24,20  ║    ║ 138  ║  3,95  ║ 26,60  ║ 
           ║ 139  ║  3,95  ║ 28,60  ║    ║ 140  ║  3,95  ║ 31,00  ║ 
           ║ 141  ║  3,95  ║ 32,80  ║    ║ 142  ║  3,95  ║ 35,20  ║ 
           ║ 143  ║  3,95  ║ 36,40  ║    ║ 144  ║  3,95  ║ 36,80  ║ 
           ║ 145  ║  3,95  ║ 37,95  ║    ║ 146  ║  3,95  ║ 38,35  ║ 
           ║ 147  ║  3,95  ║ 39,50  ║    ║ 148  ║  3,95  ║ 39,90  ║ 
           ║ 149  ║  3,95  ║ 41,10  ║    ║ 150  ║  5,45  ║  1,65  ║ 
           ║ 151  ║  5,45  ║  3,35  ║    ║ 152  ║  5,45  ║  5,85  ║ 
           ║ 153  ║  5,45  ║  7,55  ║    ║ 154  ║  5,45  ║ 10,05  ║ 
           ║ 155  ║  5,45  ║ 11,75  ║    ║ 156  ║  5,45  ║ 13,45  ║ 
           ║ 157  ║  5,45  ║ 42,05  ║    ║ 158  ║  5,45  ║ 43,65  ║ 
           ║ 159  ║  5,45  ║ 45,35  ║    ║ 160  ║  5,45  ║ 47,85  ║ 
           ║ 161  ║  5,45  ║ 49,55  ║    ║ 162  ║  5,45  ║ 52,05  ║ 
           ║ 163  ║  5,45  ║ 53,75  ║    ║ 164  ║ 13,95  ║  1,70  ║ 
           ║ 165  ║ 13,95  ║  3,40  ║    ║ 166  ║ 13,95  ║  5,90  ║ 
           ║ 167  ║ 13,95  ║  7,60  ║    ║ 168  ║ 13,95  ║ 10,10  ║ 
           ║ 169  ║ 13,95  ║ 11,80  ║    ║ 170  ║ 13,95  ║ 13,45  ║ 
           ║ 171  ║ 13,95  ║ 42,05  ║    ║ 172  ║ 13,95  ║ 44,05  ║ 
           ║ 173  ║ 13,95  ║ 45,25  ║    ║ 174  ║ 13,95  ║ 48,25  ║ 
           ║ 175  ║ 13,95  ║ 49,45  ║    ║ 176  ║ 13,95  ║ 55,50  ║ 
           ║ 177  ║ 17,70  ║ 14,20  ║    ║ 178  ║ 17,70  ║ 15,90  ║ 
           ║ 179  ║ 17,70  ║ 18,40  ║    ║ 180  ║ 17,70  ║ 20,10  ║ 
           ║ 181  ║ 17,70  ║ 29,30  ║    ║ 182  ║ 17,70  ║ 35,40  ║ 
           ║ 183  ║ 17,70  ║ 37,10  ║    ║ 184  ║ 17,70  ║ 39,60  ║ 
           ║ 185  ║ 17,70  ║ 41,30  ║    ║ 186  ║ 17,70  ║ 43,60  ║ 
           ║ 187  ║ 17,70  ║ 45,30  ║    ║ 188  ║ 17,70  ║ 48,10  ║ 
           ║ 189  ║ 17,70  ║ 49,30  ║    ║ 190  ║ 17,70  ║ 51,90  ║ 
           ║ 191  ║ 17,70  ║ 53,30  ║    ║ 192  ║ 23,85  ║ 20,70  ║ 
           ║ 193  ║ 23,85  ║ 29,30  ║    ║ 194  ║ 23,85  ║ 36,70  ║ 
           ║ 195  ║ 25,95  ║ 37,80  ║    ║ 196  ║ 27,05  ║ 38,30  ║ 
           ║ 197  ║ 28,10  ║ 38,30  ║    ║ 198  ║ 29,05  ║ 37,80  ║ 
           ║ 199  ║ 31,35  ║ 20,70  ║    ║ 200  ║ 31,35  ║ 29,30  ║ 
           ║ 201  ║ 31,35  ║ 36,70  ║    ║ 202  ║ 37,70  ║ 14,15  ║ 
           ║ 203  ║ 37,70  ║ 15,85  ║    ║ 204  ║ 37,70  ║ 18,35  ║ 
           ║ 205  ║ 37,70  ║ 20,05  ║    ║ 206  ║ 37,70  ║ 29,30  ║ 
           ║ 207  ║ 37,70  ║ 35,40  ║    ║ 208  ║ 37,70  ║ 37,10  ║ 
           ║ 209  ║ 37,70  ║ 39,60  ║    ║ 210  ║ 37,70  ║ 41,30  ║ 
           ║ 211  ║ 37,70  ║ 43,50  ║    ║ 212  ║ 37,70  ║ 45,20  ║ 
           ║ 213  ║ 37,70  ║ 57,50  ║    ║ 214  ║ 37,70  ║ 59,20  ║ 
           ║ 215  ║ 37,70  ║ 60,90  ║    ║ 216  ║ 37,70  ║ 62,60  ║ 
           ╚══════╩════════╩════════╝    ╚══════╩════════╩════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
           ╔══════╦════════╦════════╗    ╔══════╦════════╦════════╗ 
           ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║    ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║ 
           ║ N.ro ║   m    ║   m    ║    ║ N.ro ║   m    ║   m    ║ 
           ╠══════╬════════╬════════╣    ╠══════╬════════╬════════╣ 
           ║ 217  ║ 37,70  ║ 63,00  ║    ║ 218  ║ 33,30  ║ 65,55  ║ 
           ║ 219  ║ 33,30  ║ 66,75  ║    ║ 220  ║ 41,35  ║  1,60  ║ 
           ║ 221  ║ 41,35  ║  3,30  ║    ║ 222  ║ 41,35  ║  5,80  ║ 
           ║ 223  ║ 41,35  ║  7,50  ║    ║ 224  ║ 41,35  ║ 10,00  ║ 
           ║ 225  ║ 41,35  ║ 11,70  ║    ║ 226  ║ 41,35  ║ 13,45  ║ 
           ║ 227  ║ 41,35  ║ 42,05  ║    ║ 228  ║ 41,35  ║ 44,05  ║ 
           ║ 229  ║ 41,35  ║ 45,25  ║    ║ 230  ║ 41,35  ║ 48,25  ║ 
           ║ 231  ║ 41,35  ║ 49,45  ║    ║ 232  ║ 41,35  ║ 52,45  ║ 
           ║ 233  ║ 41,35  ║ 53,65  ║    ║ 234  ║ 41,35  ║ 55,50  ║ 
           ║ 235  ║ 49,85  ║  1,60  ║    ║ 236  ║ 49,85  ║  3,30  ║ 
           ║ 237  ║ 49,85  ║  5,80  ║    ║ 238  ║ 49,85  ║  7,50  ║ 
           ║ 239  ║ 49,85  ║ 10,00  ║    ║ 240  ║ 49,85  ║ 11,70  ║ 
           ║ 241  ║ 49,85  ║ 13,45  ║    ║ 242  ║ 49,85  ║ 42,05  ║ 
           ║ 243  ║ 49,85  ║ 43,65  ║    ║ 244  ║ 49,85  ║ 45,35  ║ 
           ║ 245  ║ 49,85  ║ 47,85  ║    ║ 246  ║ 49,85  ║ 49,55  ║ 
           ║ 247  ║ 49,85  ║ 52,05  ║    ║ 248  ║ 49,85  ║ 53,75  ║ 
           ║ 249  ║ 51,70  ║ 14,05  ║    ║ 250  ║ 51,70  ║ 15,25  ║ 
           ║ 251  ║ 51,70  ║ 15,65  ║    ║ 252  ║ 51,70  ║ 16,80  ║ 
           ║ 253  ║ 51,70  ║ 17,20  ║    ║ 254  ║ 51,70  ║ 18,35  ║ 
           ║ 255  ║ 51,70  ║ 18,75  ║    ║ 256  ║ 51,70  ║ 19,95  ║ 
           ║ 257  ║ 51,70  ║ 22,40  ║    ║ 258  ║ 51,70  ║ 24,10  ║ 
           ║ 259  ║ 51,70  ║ 26,80  ║    ║ 260  ║ 51,70  ║ 28,80  ║ 
           ║ 261  ║ 51,70  ║ 30,90  ║    ║ 262  ║ 51,70  ║ 32,60  ║ 
           ║ 263  ║ 51,70  ║ 35,30  ║    ║ 264  ║ 51,70  ║ 36,50  ║ 
           ║ 265  ║ 51,70  ║ 36,90  ║    ║ 266  ║ 51,70  ║ 38,05  ║ 
           ║ 267  ║ 51,70  ║ 38,45  ║    ║ 268  ║ 51,70  ║ 39,60  ║ 
           ║ 269  ║ 51,70  ║ 40,00  ║    ║ 270  ║ 51,70  ║ 41,20  ║ 
           ║ 271  ║ 47,40  ║ 54,65  ║    ║ 272  ║ 47,40  ║ 58,20  ║ 
           ║ 273  ║ 47,40  ║ 59,70  ║    ║ 274  ║ 47,40  ║ 61,90  ║ 
           ║ 275  ║ 47,40  ║ 63,40  ║    ║ 276  ║ 47,40  ║ 66,10  ║ 
           ║ 277  ║ 47,40  ║ 67,60  ║    ║ 278  ║ 47,40  ║ 69,00  ║ 
           ║ 279  ║ 54,20  ║ 54,90  ║    ║ 280  ║ 54,20  ║ 58,25  ║ 
           ║ 281  ║ 54,20  ║ 59,95  ║    ║ 282  ║ 54,20  ║ 66,10  ║ 
           ║ 283  ║ 54,20  ║ 67,80  ║    ║ 284  ║ 54,20  ║ 69,45  ║ 
           ║ 285  ║ 54,20  ║ 71,60  ║    ║ 286  ║ 54,20  ║ 75,35  ║ 
           ║ 287  ║ 54,20  ║ 77,05  ║    ║ 288  ║ 41,35  ║ 57,15  ║ 
           ║ 289  ║ 47,40  ║ 57,15  ║    ║ 290  ║ 53,80  ║ 57,15  ║ 
           ║ 291  ║ 41,35  ║ 61,15  ║    ║ 292  ║ 47,40  ║ 61,15  ║ 
           ║ 293  ║ 53,80  ║ 61,15  ║    ║ 294  ║ 41,35  ║ 64,75  ║ 
           ║ 295  ║ 47,40  ║ 64,75  ║    ║ 296  ║ 53,80  ║ 64,75  ║ 
           ║ 297  ║ 37,50  ║ 71,85  ║    ║ 298  ║ 41,35  ║ 71,85  ║ 
           ║ 299  ║ 45,35  ║ 71,85  ║    ║ 300  ║ 49,25  ║ 71,85  ║ 
           ║ 301  ║ 53,80  ║ 71,85  ║    ║ 302  ║ 37,50  ║ 79,00  ║ 
           ║ 303  ║ 41,35  ║ 79,00  ║    ║ 304  ║ 45,35  ║ 79,00  ║ 
           ║ 305  ║ 49,25  ║ 79,00  ║    ║ 306  ║ 17,70  ║ 17,10  ║ 
           ║ 307  ║ 21,10  ║ 17,10  ║    ║ 308  ║ 24,50  ║ 17,10  ║ 
           ║ 309  ║ 26,15  ║ 17,10  ║    ║ 310  ║ 29,45  ║ 17,10  ║ 
           ║ 311  ║ 31,10  ║ 17,10  ║    ║ 312  ║ 34,50  ║ 17,10  ║ 
           ║ 313  ║ 37,70  ║ 17,10  ║    ║ 314  ║  1,65  ║ 12,60  ║ 
           ║ 315  ║  1,65  ║ 17,35  ║    ║ 316  ║  1,65  ║ 21,55  ║ 
           ║ 317  ║  1,65  ║ 25,75  ║    ║ 318  ║  1,65  ║ 29,95  ║ 
           ║ 319  ║  1,65  ║ 34,15  ║    ║ 320  ║  1,65  ║ 38,35  ║ 
           ║ 321  ║  1,65  ║ 42,90  ║    ║ 322  ║ 54,00  ║ 12,60  ║ 
           ║ 323  ║ 54,00  ║ 17,35  ║    ║ 324  ║ 54,00  ║ 21,55  ║ 
           ║ 325  ║ 54,00  ║ 25,75  ║    ║ 326  ║ 54,00  ║ 29,95  ║ 
           ║ 327  ║ 54,00  ║ 34,15  ║    ║ 328  ║ 54,00  ║ 38,35  ║ 
           ║ 329  ║ 54,00  ║ 42,90  ║    ║ 330  ║ 17,70  ║ 42,05  ║ 
           ║ 331  ║ 44,80  ║ 12,60  ║    ║ 332  ║ 46,30  ║ 12,60  ║ 
           ║ 333  ║  3,95  ║ 14,30  ║    ║ 334  ║  3,95  ║ 16,00  ║ 
           ║ 335  ║  3,95  ║ 18,50  ║    ║ 336  ║  3,95  ║ 20,20  ║ 
           ║ 337  ║  6,95  ║ 20,70  ║    ║ 338  ║  7,85  ║ 20,70  ║ 
           ║ 339  ║  9,05  ║ 20,70  ║    ║ 340  ║ 10,35  ║ 20,70  ║ 
           ║ 341  ║ 15,05  ║ 20,70  ║    ║ 342  ║ 16,55  ║ 20,70  ║ 
           ║ 343  ║ 51,70  ║ 14,40  ║    ║ 344  ║ 51,70  ║ 16,20  ║ 
           ║ 345  ║ 51,70  ║ 18,50  ║    ║ 346  ║ 51,70  ║ 20,20  ║ 
           ║ 347  ║ 28,35  ║ 26,20  ║    ║ 348  ║ 17,70  ║ 23,90  ║ 
           ║ 349  ║ 17,70  ║ 25,00  ║    ║ 350  ║ 20,35  ║ 29,30  ║ 
           ╚══════╩════════╩════════╝    ╚══════╩════════╩════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
COORDINATE E TIPOLOGIA FILI FISSI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
           ╔══════╦════════╦════════╗    ╔══════╦════════╦════════╗ 
           ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║    ║ Filo ║Ascissa ║Ordinata║ 
           ║ N.ro ║   m    ║   m    ║    ║ N.ro ║   m    ║   m    ║ 
           ╠══════╬════════╬════════╣    ╠══════╬════════╬════════╣ 
           ║ 351  ║ 21,55  ║ 29,30  ║    ║ 352  ║ 31,70  ║ 29,30  ║ 
           ║ 353  ║ 32,90  ║ 29,30  ║    ║ 354  ║ 38,65  ║ 34,80  ║ 
           ║ 355  ║ 44,95  ║ 34,80  ║    ║ 356  ║ 45,85  ║ 34,80  ║ 
           ║ 357  ║ 51,70  ║ 35,90  ║    ║ 358  ║ 51,70  ║ 37,60  ║ 
           ║ 359  ║ 51,70  ║ 39,10  ║    ║ 360  ║ 51,70  ║ 41,10  ║ 
           ║ 361  ║ 38,65  ║ 42,90  ║    ║ 362  ║ 41,35  ║ 42,90  ║ 
           ║ 363  ║ 23,85  ║ 30,50  ║    ║ 364  ║ 23,85  ║ 31,50  ║ 
           ║ 365  ║ 10,65  ║ 55,50  ║    ║ 366  ║ 12,35  ║ 55,50  ║ 
           ║ 367  ║ 17,70  ║ 44,30  ║    ║ 368  ║ 41,35  ║ 44,75  ║ 
           ║ 369  ║ 41,35  ║ 45,95  ║    ║ 370  ║ 31,35  ║ 30,50  ║ 
           ║ 371  ║ 31,35  ║ 31,50  ║    ║ 372  ║ 17,70  ║ 30,30  ║ 
           ║ 373  ║ 37,70  ║ 30,30  ║    ║ 374  ║ 17,70  ║ 31,40  ║ 
           ║ 375  ║ 37,70  ║ 31,40  ║    ║ 376  ║ 25,15  ║ 20,70  ║ 
           ║ 377  ║ 26,85  ║ 20,70  ║    ║ 378  ║ 28,15  ║ 20,70  ║ 
           ║ 379  ║ 29,85  ║ 20,70  ║    ║ 380  ║ 44,80  ║ 20,70  ║ 
           ║ 381  ║ 43,30  ║ 20,70  ║    ║ 382  ║ 10,95  ║ 34,80  ║ 
           ║ 383  ║ 12,45  ║ 34,80  ║    ║ 384  ║ 10,95  ║ 42,90  ║ 
           ║ 385  ║ 12,45  ║ 42,90  ║    ║ 386  ║ 16,60  ║ 42,05  ║ 
           ║ 387  ║ 13,95  ║ 51,05  ║    ║ 388  ║ 13,95  ║ 52,25  ║ 
           ║ 389  ║ 42,90  ║ 34,80  ║    ║ 390  ║ 44,40  ║ 34,80  ║ 
           ║ 391  ║ 42,95  ║ 42,90  ║    ║ 392  ║ 44,45  ║ 42,90  ║ 
           ║ 393  ║ 37,70  ║ 53,90  ║    ║ 394  ║ 37,70  ║ 52,20  ║ 
           ║ 395  ║ 37,70  ║ 49,70  ║    ║ 396  ║ 37,70  ║ 48,00  ║ 
           ║ 397  ║ 41,35  ║ 50,85  ║    ║ 398  ║ 23,85  ║ 34,80  ║ 
           ║ 399  ║ 31,35  ║ 34,80  ║    ║ 400  ║ 25,30  ║ 34,80  ║ 
           ║ 401  ║ 27,00  ║ 34,80  ║    ║ 402  ║ 28,60  ║ 34,80  ║ 
           ║ 403  ║ 30,30  ║ 34,80  ║    ║ 404  ║ 13,95  ║ 14,20  ║ 
           ║ 405  ║ 13,95  ║ 15,90  ║    ║ 406  ║ 13,95  ║ 18,40  ║ 
           ║ 407  ║ 13,95  ║ 20,10  ║    ║ 408  ║ 13,95  ║ 21,30  ║ 
           ║ 409  ║ 17,70  ║ 20,70  ║    ║ 410  ║  5,45  ║ 13,20  ║ 
           ║ 411  ║ 13,95  ║ 12,60  ║    ║ 412  ║ 41,35  ║ 12,60  ║ 
           ║ 413  ║ 49,85  ║ 13,20  ║    ║ 414  ║ 41,35  ║ 14,15  ║ 
           ║ 415  ║ 41,35  ║ 15,85  ║    ║ 416  ║ 41,35  ║ 18,35  ║ 
           ║ 417  ║ 41,35  ║ 20,05  ║    ║ 418  ║ 37,70  ║ 20,70  ║ 
           ║ 419  ║ 41,35  ║ 21,30  ║    ║ 420  ║  7,15  ║ 20,70  ║ 
           ║ 421  ║ 13,55  ║ 20,70  ║    ║ 422  ║  7,15  ║ 34,80  ║ 
           ║ 423  ║ 10,35  ║ 34,80  ║    ║ 424  ║ 13,55  ║ 34,80  ║ 
           ║ 425  ║ 17,70  ║ 34,80  ║    ║ 426  ║  7,15  ║ 26,20  ║ 
           ║ 427  ║ 10,35  ║ 26,20  ║    ║ 428  ║ 13,55  ║ 26,20  ║ 
           ║ 429  ║  7,15  ║ 29,30  ║    ║ 430  ║ 10,35  ║ 29,30  ║ 
           ║ 431  ║ 48,50  ║ 34,80  ║    ║ 432  ║ 13,55  ║ 29,30  ║ 
           ║ 433  ║ 45,30  ║ 34,80  ║    ║ 434  ║ 42,10  ║ 34,80  ║ 
           ║ 435  ║ 37,70  ║ 34,80  ║    ║ 436  ║ 48,50  ║ 29,30  ║ 
           ║ 437  ║ 45,30  ║ 29,30  ║    ║ 438  ║ 42,10  ║ 29,30  ║ 
           ║ 439  ║ 48,50  ║ 26,20  ║    ║ 440  ║ 45,30  ║ 26,20  ║ 
           ║ 441  ║ 42,10  ║ 26,20  ║    ║ 442  ║ 48,50  ║ 20,70  ║ 
           ║ 443  ║ 45,30  ║ 20,70  ║    ║ 444  ║ 42,10  ║ 20,70  ║ 
           ╚══════╩════════╩════════╝    ╚══════╩════════╩════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
QUOTE PIANI SISMICI ED INTERPIANI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════════╦═══════════════╗  ╔═════╦═════════╦═══════════════╗ 
     ║Quota║ Altezza ║   Tipologia   ║  ║Quota║ Altezza ║   Tipologia   ║ 
     ║N.ro ║    m    ║               ║  ║N.ro ║    m    ║               ║ 
     ╠═════╬═════════╬═══════════════╣  ╠═════╬═════════╬═══════════════╣ 
     ║  1  ║   3,30  ║Piano sismico  ║  ║  2  ║   6,15  ║Piano sismico  ║ 
     ║  3  ║  11,05  ║Piano sismico  ║  ║  4  ║  15,95  ║Piano sismico  ║ 
     ║  5  ║  20,85  ║Piano sismico  ║  ║  6  ║  24,00  ║Piano sismico  ║ 
     ╚═════╩═════════╩═══════════════╝  ╚═════╩═════════╩═══════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║106  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║107  ║ 29  ║Rett.   10,00  x 10,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║108  ║ 29  ║Rett.   10,00  x 10,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║109  ║ 29  ║Rett.   10,00  x 10,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║110  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║118  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║127  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  3  ║-20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║271  ║ 29  ║Rett.   10,00  x 10,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║279  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║288  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║289  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║290  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║291  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║292  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║293  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║294  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║295  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║296  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║297  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║298  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║299  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║300  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║301  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║302  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║303  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║304  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║305  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║106  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║110  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║118  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║127  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  3  ║-20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║279  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║288  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║289  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║290  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║291  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║292  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║293  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║294  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║295  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║296  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║297  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║298  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║299  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║300  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║301  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 20,00  ║ 20,00  ║  3  ║ 
║302  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║303  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║304  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║305  ║  5  ║Rett.   40,00  x 40,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 20,00  ║-20,00  ║  3  ║ 
║306  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 27,50  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║307  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║308  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║309  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║310  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║311  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║312  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║313  ║  4  ║Rett.   55,00  x 55,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-27,50  ║ 27,50  ║  3  ║ 
║314  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║315  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║316  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║317  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║318  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║319  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║320  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║321  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
║322  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║323  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║324  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║325  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║326  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║327  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║328  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║329  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 11.05 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║314  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║315  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║316  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║317  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║318  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║319  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║320  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║321  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
║322  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║323  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║324  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║325  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║326  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║327  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║328  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║329  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║314  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║315  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║316  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║317  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║318  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║319  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║320  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║321  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
║322  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║323  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║324  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║325  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║326  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║327  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║328  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║329  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 20.85 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║314  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║315  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║316  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║317  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║318  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║319  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║320  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║321  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
║322  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 40,00  ║  3  ║ 
║323  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║324  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║325  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║326  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║327  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║328  ║ 26  ║Rett.   50,00  x 65,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  0  ║  0,00  ║  0,00  ║  3  ║ 
║329  ║ 25  ║Rett.   50,00  x 80,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-40,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PILASTRI IN C.A. QUOTA 24 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦════════════════════════╦═══════╦════════╦═════╦════════╦════════╦═════╗ 
║ Filo║ Sez.║       Tipologia        ║Magrone║  Ang.  ║ Cod.║   dx   ║   dy   ║Crit.║ 
║ N.ro║ N.ro║                        ║  (cm) ║ (Grd)  ║     ║  (cm)  ║  (cm)  ║N.ro ║ 
╠═════╬═════╬════════════════════════╬═══════╬════════╬═════╬════════╬════════╬═════╣ 
║ 17  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║ 32  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║ 38  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  3  ║-12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║ 43  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║ 69  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║ 84  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  3  ║-12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║181  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║206  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║340  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║409  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  4  ║-12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║418  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  1  ║ 12,50  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║420  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║421  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║422  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║423  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║424  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║425  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  3  ║-12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║431  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║433  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║434  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  7  ║  0,00  ║-25,00  ║  3  ║ 
║435  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  2  ║ 12,50  ║-25,00  ║  3  ║ 
║442  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║443  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
║444  ║ 28  ║Rett.   25,00  x 50,00  ║  0,0  ║  0,00  ║  5  ║  0,00  ║ 25,00  ║  3  ║ 
╚═════╩═════╩════════════════════════╩═══════╩════════╩═════╩════════╩════════╩═════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║  1   30  100 x 50  120  0   1   2  0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║  2   30  100 x 50  120  0   3   4  0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║  3   30  100 x 50  120  0   5   6  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║  4   30  100 x 50  120  0   7   8  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║  5   30  100 x 50  120  0   9  10  0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║  6   30  100 x 50  120  0  11  12  0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║  7   30  100 x 50  120  0  13  331 0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║  8   30  100 x 50  120  0  332 16  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║  9   30  100 x 50  120  0  17  337 0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║ 10   30  100 x 50  120  0  342 20  0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 11   30  100 x 50  120  0  21  22  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 12   30  100 x 50  120  0  23  26  0,00  0,00   0  50   0  50  1422     0     0     0  1422     0      0      0  100  2  ║ 
║ 13   30  100 x 50  120  0  343 344 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 14   30  100 x 50  120  0  27  28  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 15   30  100 x 50  120  0  29  30  0,00  0,00   0  50   0  50   719     0     0     0   719     0      0      0  100  2  ║ 
║ 16   30  100 x 50  120  0  31  32  0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║ 17   30  100 x 50  120  0  33  34  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 18   30  100 x 50  120  0  35  36  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 19   30  100 x 50  120  0  37  38  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 20   30  100 x 50  120  0  39  347 0,00  0,00   0  -50  0  -50 3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║ 21   30  100 x 50  120  0  41  42  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
║ 22   30  100 x 50  120  0  43  44  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1490     0     0     0  1490     0      0      0  100  2  ║ 
║ 23   30  100 x 50  120  0  45  46  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 24   30  100 x 50  120  0  47  48  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 25   30  100 x 50  120  0  49  50  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 26   30  100 x 50  120  0  51  52  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 27   30  100 x 50  120  0  53  350 0,00  0,00   0  50   0  50  2585     0     0     0  2585     0      0      0  100  2  ║ 
║ 28   30  100 x 50  120  0  350 351 0,00  0,00   0  50   0  50  3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
║ 29   30  100 x 50  120  0  351 58  0,00  0,00   0  50   0  50  2588     0     0     0  2588     0      0      0  100  2  ║ 
║ 30   30  100 x 50  120  0  58  59  0,00  0,00   0  50   0  50  1378     0     0     0  1378     0      0      0  100  2  ║ 
║ 31   30  100 x 50  120  0  59  352 0,00  0,00   0  50   0  50  1490     0     0     0  1490     0      0      0  100  2  ║ 
║ 32   30  100 x 50  120  0  353 64  0,00  0,00   0  50   0  50  3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
║ 33   30  100 x 50  120  0  65  66  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 34   30  100 x 50  120  0  67  68  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║ 35   30  100 x 50  120  0  69  70  0,00  0,00   0  -50  0  -50 4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║ 36   30  100 x 50  120  0  71  72  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 37   30  100 x 50  120  0  73  74  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 38   30  100 x 50  120  0  75  76  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 39   30  100 x 50  120  0  77  78  0,00  0,00   0  -50  0  -50  431     0     0     0   431     0      0      0  100  2  ║ 
║ 40   30  100 x 50  120  0  79  80  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 41   30  100 x 50  120  0  81  354 0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║ 42   30  100 x 50  120  0  356 84  0,00  0,00   0  -50  0  -50 4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║ 43   30  100 x 50  120  0  85  86  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║ 44   30  100 x 50  120  0  193 363 0,00  0,00  50   0  50   0  2450     0     0     0  2450     0      0      0  100  2  ║ 
║ 45   30  100 x 50  120  0  362 90  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║ 46   30  100 x 50  120  0  91  365 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 47   30  100 x 50  120  0  93  94  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 48   30  100 x 50  120  0  95  96  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 49   30  100 x 50  120  0  97  102 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 50   30  100 x 50  120  0  369 230 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║ 51   30  100 x 50  120  0  231 232 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║ 52   30  100 x 50  120  0  102 103 0,00  0,00   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 53   30  100 x 50  120  0  104 105 0,00  0,00   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 54   30  100 x 50  120  0  282 296 0,00  0,00  10  -14 48   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 55   30  100 x 50  120  0  108 109 0,00  0,00   0  50   0  50  2600     0     0     0  2600     0      0      0  100  2  ║ 
║ 56   30  100 x 50  120  0  110 111 0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 57   30  100 x 50  120  0  112 113 0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 58   30  100 x 50  120  0  114 115 0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 59   30  100 x 50  120  0  116 117 0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 60   30  100 x 50  120  0  118 119 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 61   30  100 x 50  120  0  120 121 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 62   30  100 x 50  120  0  122 123 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 63   30  100 x 50  120  0  124 125 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 64   30  100 x 50  120  0  126 127 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 65   30  100 x 50  120  0   5  333 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 66   30  100 x 50  120  0  333 334 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 67   30  100 x 50  120  0  334 335 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 68   30  100 x 50  120  0  335 336 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 69   30  100 x 50  120  0  336 136 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 70   30  100 x 50  120  0  137 138 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 71   30  100 x 50  120  0  139 140 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 72   30  100 x 50  120  0  141 142 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 73   30  100 x 50  120  0  143 144 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 74   30  100 x 50  120  0  145 146 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 75   30  100 x 50  120  0  147 148 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 76   30  100 x 50  120  0  149 85  0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 77   30  100 x 50  120  0   1  150 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 78   30  100 x 50  120  0  151 152 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 79   30  100 x 50  120  0  153 154 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 80   30  100 x 50  120  0  155 156 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 81   30  100 x 50  120  0  157 158 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 82   30  100 x 50  120  0  159 160 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 83   30  100 x 50  120  0  161 162 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 84   30  100 x 50  120  0  163 91  0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 85   30  100 x 50  120  0   2  164 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 86   30  100 x 50  120  0  165 166 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2793     0     0     0  2793     0      0      0  100  2  ║ 
║ 87   30  100 x 50  120  0  167 168 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 88   30  100 x 50  120  0  169 170 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║ 89   30  100 x 50  120  0  171 172 0,00  0,00  -50  0  -50  0  4200     0     0     0  4200     0      0      0  100  2  ║ 
║ 90   30  100 x 50  120  0  173 174 0,00  0,00  -50  0  -50  0  4178     0     0     0  4178     0      0      0  100  2  ║ 
║ 91   30  100 x 50  120  0  175 176 0,00  0,00  -50  0  -50  0  4153     0     0     0  4153     0      0      0  100  2  ║ 
║ 92   30  100 x 50  120  0  10  177 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 93   30  100 x 50  120  0  178 179 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 94   30  100 x 50  120  0  180 348 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 95   30  100 x 50  120  0  181 182 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 96   30  100 x 50  120  0  183 184 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║ 97   30  100 x 50  120  0  185 367 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1016     0     0     0  1016     0      0      0  100  2  ║ 
║ 98   30  100 x 50  120  0  367 187 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1283     0     0     0  1283     0      0      0  100  2  ║ 
║ 99   30  100 x 50  120  0  187 188 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1350     0     0     0  1350     0      0      0  100  2  ║ 
║100   30  100 x 50  120  0  191 94  0,00  0,00  -50  0  -50  0  1350     0     0     0  1350     0      0      0  100  2  ║ 
║101   30  100 x 50  120  0  192 39  0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║102   30  100 x 50  120  0  364 194 0,00  0,00  50   0  50   0  2300     0     0     0  2300     0      0      0  100  2  ║ 
║103   30  100 x 50  120  0  195 198 0,00  0,00   0  50   0  50     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║104   30  100 x 50  120  0  363 364 0,00  0,00  50   0  50   0  2450     0     0     0  2450     0      0      0  100  2  ║ 
║105   30  100 x 50  120  0  199 42  0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║106   30  100 x 50  120  0  200 201 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2345     0     0     0  2345     0      0      0  100  2  ║ 
║107   30  100 x 50  120  0  11  202 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║108   30  100 x 50  120  0  203 204 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║109   30  100 x 50  120  0  205 43  0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║110   30  100 x 50  120  0  206 207 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║111   30  100 x 50  120  0  208 209 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║112   30  100 x 50  120  0  210 211 0,00  0,00  50   0  50   0   913     0     0     0   913     0      0      0  100  2  ║ 
║113   30  100 x 50  120  0  212 213 0,00  0,00  50   0  50   0  1303     0     0     0  1303     0      0      0  100  2  ║ 
║114   30  100 x 50  120  0  214 215 0,00  0,00  50   0  50   0  1190     0     0     0  1190     0      0      0  100  2  ║ 
║115   30  100 x 50  120  0  216 217 0,00  0,00  50   0  50   0  1190     0     0     0  1190     0      0      0  100  2  ║ 
║116   30  100 x 50  120  0  106 218 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║117   30  100 x 50  120  0  219 118 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║118   30  100 x 50  120  0   3  220 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║119   30  100 x 50  120  0  221 222 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║120   30  100 x 50  120  0  223 224 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║121   30  100 x 50  120  0  225 226 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║122   30  100 x 50  120  0  227 368 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║123   30  100 x 50  120  0  231 230 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║124   30  100 x 50  120  0  233 232 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║125   30  100 x 50  120  0  233 234 0,00  0,00  50   0  50   0  4160     0     0     0  4160     0      0      0  100  2  ║ 
║126   30  100 x 50  120  0   4  235 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║127   30  100 x 50  120  0  236 237 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║128   30  100 x 50  120  0  238 239 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║129   30  100 x 50  120  0  240 241 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║130   30  100 x 50  120  0  242 243 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║131   30  100 x 50  120  0  244 245 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2166     0     0     0  2166     0      0      0  100  2  ║ 
║132   30  100 x 50  120  0  246 247 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║133   30  100 x 50  120  0  248 102 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║134   30  100 x 50  120  0  16  343 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║135   30  100 x 50  120  0  344 345 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║136   30  100 x 50  120  0  345 346 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║137   30  100 x 50  120  0  349 38  0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║138   30  100 x 50  120  0  346 257 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║139   30  100 x 50  120  0  258 259 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║140   30  100 x 50  120  0  260 261 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║141   30  100 x 50  120  0  262 357 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║142   30  100 x 50  120  0  357 358 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║143   30  100 x 50  120  0  358 359 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║144   30  100 x 50  120  0  359 360 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║145   30  100 x 50  120  0  360 90  0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║146   30  100 x 50  120  0  271 272 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║147   30  100 x 50  120  0  273 274 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║148   30  100 x 50  120  0  275 276 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║149   30  100 x 50  120  0  277 278 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║150   30  100 x 50  120  0  279 290 0,00  0,00  10   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║151   30  100 x 50  120  0  96  97  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║152   30  100 x 50  120  0  283 284 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║153   30  100 x 50  120  0  285 286 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║154   30  100 x 50  120  0  287 127 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║155   30  100 x 50  120  0  118 302 0,00  0,00   0  -50  0  -50 2310     0     0     0  2310     0      0      0  100  2  ║ 
║156   30  100 x 50  120  0  302 303 0,00  0,00   0  -50  0  -50 2310     0     0     0  2310     0      0      0  100  2  ║ 
║157   30  100 x 50  120  0  303 304 0,00  0,00   0  -50  0  -50 2310     0     0     0  2310     0      0      0  100  2  ║ 
║158   30  100 x 50  120  0  304 305 0,00  0,00   0  -50  0  -50 2310     0     0     0  2310     0      0      0  100  2  ║ 
║159   30  100 x 50  120  0  305 127 0,00  0,00   0  -50  0  -50 2123     0     0     0  2123     0      0      0  100  2  ║ 
║160   30  100 x 50  120  0  110 297 0,00  0,00   0  50   0  50  4930     0     0     0  4930     0      0      0  100  2  ║ 
║161   30  100 x 50  120  0  297 298 0,00  0,00   0  50   0  50  4980     0     0     0  4980     0      0      0  100  2  ║ 
║162   30  100 x 50  120  0  298 299 0,00  0,00   0  50   0  50  5000     0     0     0  5000     0      0      0  100  2  ║ 
║163   30  100 x 50  120  0  299 300 0,00  0,00   0  50   0  50  5000     0     0     0  5000     0      0      0  100  2  ║ 
║164   30  100 x 50  120  0  300 301 0,00  0,00   0  50   0  50  5000     0     0     0  5000     0      0      0  100  2  ║ 
║165   30  100 x 50  120  0  109 294 0,00  0,00   0  50   0  50  2690     0     0     0  2690     0      0      0  100  2  ║ 
║166   30  100 x 50  120  0  294 295 0,00  0,00   0  50   0  50  2690     0     0     0  2690     0      0      0  100  2  ║ 
║167   30  100 x 50  120  0  295 296 0,00  0,00   0  50   0  50  2690     0     0     0  2690     0      0      0  100  2  ║ 
║168   30  100 x 50  120  0  106 108 0,00  0,00   3  50   3  50  2619     0     0     0  2619     0      0      0  100  2  ║ 
║169   30  100 x 50  120  0  118 110 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║170   30  100 x 50  120  0  110 106 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║171   30  100 x 50  120  0  127 117 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║172   30  100 x 50  120  0  117 284 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║173   30  100 x 50  120  0  296 293 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║174   30  100 x 50  120  0  293 281 0,00  0,00  50   0  10   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║175   30  100 x 50  120  0  103 104 0,00  0,00   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║176   30  100 x 50  120  0  295 292 0,00  0,00  50   0  50   0  2390     0     0     0  2390     0      0      0  100  2  ║ 
║177   30  100 x 50  120  0  292 289 0,00  0,00  50   0  50   0  2390     0     0     0  2390     0      0      0  100  2  ║ 
║178   30  100 x 50  120  0  289 271 0,00  0,00  50   0  50   0  1627     0     0     0  1627     0      0      0  100  2  ║ 
║179   30  100 x 50  120  0  294 291 0,00  0,00  20   0  20   0  3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  2  ║ 
║180   30  100 x 50  120  0  291 288 0,00  0,00  20   0  20   0  3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  2  ║ 
║181   30  100 x 50  120  0  288 234 0,00  0,00  20   0  20   0  3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  2  ║ 
║182   30  100 x 50  120  0  108 217 0,00  0,00  50   0  50   0  1190     0     0     0  1190     0      0      0  100  2  ║ 
║183   30  100 x 50  120  0  216 215 0,00  0,00  50   0  50   0  1190     0     0     0  1190     0      0      0  100  2  ║ 
║184   30  100 x 50  120  0  214 213 0,00  0,00  50   0  50   0  1190     0     0     0  1190     0      0      0  100  2  ║ 
║185   30  100 x 50  120  0  338 339 0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║186   30  100 x 50  120  0  339 340 0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║187   30  100 x 50  120  0  341 342 0,00  0,00   0  50   0  50  4355     0     0     0  4355     0      0      0  100  2  ║ 
║188   30  100 x 50  120  0  340 341 0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║189   30  100 x 50  120  0  352 353 0,00  0,00   0  50   0  50  3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
║190   30  100 x 50  120  0  355 356 0,00  0,00   0  -50  0  -50 4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║191   30  100 x 50  120  0  83  355 0,00  0,00   0  -50  0  -50 4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║192   30  100 x 50  120  0  354 83  0,00  0,00   0  -50  0  -50 4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║193   30  100 x 50  120  0  365 366 0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║194   30  100 x 50  120  0  366 92  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║195   30  100 x 50  120  0  92  93  0,00  0,00   0  -50  0  -50    0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║196   30  100 x 50  120  0  188 189 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1350     0     0     0  1350     0      0      0  100  2  ║ 
║197   30  100 x 50  120  0  190 191 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1350     0     0     0  1350     0      0      0  100  2  ║ 
║198   30  100 x 50  120  0  189 190 0,00  0,00  -50  0  -50  0  1350     0     0     0  1350     0      0      0  100  2  ║ 
║199   30  100 x 50  120  0  368 369 0,00  0,00  50   0  50   0  2773     0     0     0  2773     0      0      0  100  2  ║ 
║200   30  100 x 50  120  0  331 332 0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║201   30  100 x 50  120  0  202 203 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║202   30  100 x 50  120  0  177 178 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║203   30  100 x 50  120  0  282 283 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║204   30  100 x 50  120  0  281 280 0,00  0,00  10   0  10   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║205   30  100 x 50  120  0  280 290 0,00  0,00  10   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║210   30  100 x 50  120  0  212 211 0,00  0,00  50   0  50   0  1310     0     0     0  1310     0      0      0  100  2  ║ 
║214   30  100 x 50  120  0  248 247 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║215   30  100 x 50  120  0  246 245 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║216   30  100 x 50  120  0  244 243 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║217   30  100 x 50  120  0  361 362 0,00  0,00   0  -50  0  -50 3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║219   30  100 x 50  120  0  44  45  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3030     0     0     0  3030     0      0      0  100  2  ║ 
║220   30  100 x 50  120  0  46  47  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║221   30  100 x 50  120  0  64  65  0,00  0,00   0  50   0  50  3140     0     0     0  3140     0      0      0  100  2  ║ 
║222   30  100 x 50  120  0  66  67  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║223   30  100 x 50  120  0  30  31  0,00  0,00   0  50   0  50  4372     0     0     0  4372     0      0      0  100  2  ║ 
║224   30  100 x 50  120  0  12  13  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║226   30  100 x 50  120  0  225 224 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║227   30  100 x 50  120  0  223 222 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║228   30  100 x 50  120  0  221 220 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║233   30  100 x 50  120  0  262 261 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║234   30  100 x 50  120  0  260 259 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║235   30  100 x 50  120  0  258 257 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║240   30  100 x 50  120  0  240 239 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║241   30  100 x 50  120  0  238 237 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║242   30  100 x 50  120  0  236 235 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║243   30  100 x 50  120  0  50  51  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║244   30  100 x 50  120  0  52  53  0,00  0,00   0  50   0  50  3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║250   30  100 x 50  120  0  337 338 0,00  0,00   0  50   0  50  4740     0     0     0  4740     0      0      0  100  2  ║ 
║251   30  100 x 50  120  0  20  21  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║252   30  100 x 50  120  0  22  23  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║254   30  100 x 50  120  0  26  27  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║255   30  100 x 50  120  0  28  29  0,00  0,00   0  50   0  50  1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║256   30  100 x 50  120  0  70  71  0,00  0,00   0  -50  0  -50 4613     0     0     0  4613     0      0      0  100  2  ║ 
║257   30  100 x 50  120  0  72  73  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

14 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 0 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║258   30  100 x 50  120  0  74  75  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║259   30  100 x 50  120  0  78  79  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║260   30  100 x 50  120  0  80  81  0,00  0,00   0  -50  0  -50 1650     0     0     0  1650     0      0      0  100  2  ║ 
║261   30  100 x 50  120  0  34  35  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║262   30  100 x 50  120  0  36  37  0,00  0,00   0  -50  0  -50 3550     0     0     0  3550     0      0      0  100  2  ║ 
║263   30  100 x 50  120  0  38  39  0,00  0,00   0  -50  0  -50 2832     0     0     0  2832     0      0      0  100  2  ║ 
║264   30  100 x 50  120  0  347 41  0,00  0,00   0  -50  0  -50 2937     0     0     0  2937     0      0      0  100  2  ║ 
║265   30  100 x 50  120  0  42  43  0,00  0,00   0  -50  0  -50 2984     0     0     0  2984     0      0      0  100  2  ║ 
║266   30  100 x 50  120  0  205 204 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║267   30  100 x 50  120  0  180 179 0,00  0,00  -50  0  -50  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║268   30  100 x 50  120  0   6   7  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║269   30  100 x 50  120  0   8   9  0,00  0,00   0  50   0  50  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  2  ║ 
║270   30  100 x 50  120  0  149 148 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║271   30  100 x 50  120  0  147 146 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║272   30  100 x 50  120  0  145 144 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║273   30  100 x 50  120  0  143 142 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║274   30  100 x 50  120  0  141 140 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║275   30  100 x 50  120  0  139 138 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║276   30  100 x 50  120  0  137 136 0,00  0,00  50   0  50   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║281   30  100 x 50  120  0  171 330 0,00  0,00   0  50   0  50  2226     0     0     0  2226     0      0      0  100  2  ║ 
║282   30  100 x 50  120  0  194 195 0,00  0,00  23  -44 -23 44  1509     0     0     0  1509     0      0      0  100  2  ║ 
║284   30  100 x 50  120  0  198 201 0,00  0,00  22  45  -22 -45 1380     0     0     0  1380     0      0      0  100  2  ║ 
║285   30  100 x 50  120  0  159 158 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║286   30  100 x 50  120  0  161 160 0,00  0,00  50   0  50   0  2682     0     0     0  2682     0      0      0  100  2  ║ 
║287   30  100 x 50  120  0  163 162 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║288   30  100 x 50  120  0  173 172 0,00  0,00  -50  0  -50  0  4200     0     0     0  4200     0      0      0  100  2  ║ 
║289   30  100 x 50  120  0  175 174 0,00  0,00  -50  0  -50  0  4200     0     0     0  4200     0      0      0  100  2  ║ 
║293   30  100 x 50  120  0  155 154 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║294   30  100 x 50  120  0  153 152 0,00  0,00  50   0  50   0  2766     0     0     0  2766     0      0      0  100  2  ║ 
║295   30  100 x 50  120  0  151 150 0,00  0,00  50   0  50   0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║296   30  100 x 50  120  0  165 164 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║297   30  100 x 50  120  0  167 166 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
║298   30  100 x 50  120  0  169 168 0,00  0,00  -50  0  -50  0  2850     0     0     0  2850     0      0      0  100  2  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║ 13    8  80  x 25   0   0  343 344 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 28    8  80  x 25   0   0  350 351 3,30  3,30   0  40   0  40  3090     0     0     0  3090     0      0      0  100  1  ║ 
║ 30    8  80  x 25   0   0  58  59  3,30  3,30   0  40   0  40  1295     0     0     0  1295     0      0      0  100  1  ║ 
║ 66    8  80  x 25   0   0  333 334 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 68    8  80  x 25   0   0  335 336 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 98    8  80  x 25   0   0  367 187 3,30  3,30  -40  0  -40  0  1311     0     0     0  1311     0      0      0  100  1  ║ 
║104    8  80  x 25   0   0  363 364 3,30  3,30  40   0  40   0  2530     0     0     0  2530     0      0      0  100  1  ║ 
║123    8  80  x 25   0   0  231 230 3,30  3,30  40   0  40   0  4270     0     0     0  4270     0      0      0  100  1  ║ 
║124    8  80  x 25   0   0  233 232 3,30  3,30  40   0  40   0  4270     0     0     0  4270     0      0      0  100  1  ║ 
║136    8  80  x 25   0   0  345 346 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║142    8  80  x 25   0   0  357 358 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║144    8  80  x 25   0   0  359 360 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║155    6  40  x 50   0   0  118 302 3,30  3,30   0  -20  0  -20 2640     0     0     0  2640     0      0      0  100  1  ║ 
║156    6  40  x 50   0   0  302 303 3,30  3,30   0  -20  0  -20 2640     0     0     0  2640     0      0      0  100  1  ║ 
║157    6  40  x 50   0   0  303 304 3,30  3,30   0  -20  0  -20 2640     0     0     0  2640     0      0      0  100  1  ║ 
║158    6  40  x 50   0   0  304 305 3,30  3,30   0  -20  0  -20 2640     0     0     0  2640     0      0      0  100  1  ║ 
║159    6  40  x 50   0   0  305 127 3,30  3,30   0  -20  0  -20 2427     0     0     0  2427     0      0      0  100  1  ║ 
║160    6  40  x 50   0   0  110 297 3,30  3,30   0  20   0  20  5320     0     0     0  5320     0      0      0  100  1  ║ 
║161    6  40  x 50   0   0  297 298 3,30  3,30   0  20   0  20  5402     0     0     0  5402     0      0      0  100  1  ║ 
║162    6  40  x 50   0   0  298 299 3,30  3,30   0  20   0  20  5420     0     0     0  5420     0      0      0  100  1  ║ 
║163    6  40  x 50   0   0  299 300 3,30  3,30   0  20   0  20  5420     0     0     0  5420     0      0      0  100  1  ║ 
║164    6  40  x 50   0   0  300 301 3,30  3,30   0  20   0  20  5420     0     0     0  5420     0      0      0  100  1  ║ 
║165    6  40  x 50   0   0  109 294 3,30  3,30   0  20   0  20  2780     0     0     0  2780     0      0      0  100  1  ║ 
║166    6  40  x 50   0   0  294 295 3,30  3,30   0  20   0  20  2780     0     0     0  2780     0      0      0  100  1  ║ 
║167    6  40  x 50   0   0  295 296 3,30  3,30   0  20   0  20  2780     0     0     0  2780     0      0      0  100  1  ║ 
║168    6  40  x 50   0   0  106 108 3,30  3,30   1  20   1  45  2680     0     0     0  2680     0      0      0  100  1  ║ 
║169    5  40  x 40   0   0  118 110 3,30  3,30  20   0  20   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║170    5  40  x 40   0   0  110 106 3,30  3,30  20   0  20   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║171    5  40  x 40   0   0  127 117 3,30  3,30  -20  0  -20  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║172    5  40  x 40   0   0  117 296 3,30  3,30  -20  1  20   1     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║173    6  40  x 50   0   0  296 293 3,30  3,30  20   0  20   0  2500     0     0     0  2500     0      0      0  100  1  ║ 
║174    6  40  x 50   0   0  293 290 3,30  3,30  20   0  20   0  2500     0     0     0  2500     0      0      0  100  1  ║ 
║175    6  40  x 50   0   0  290 279 3,30  3,30  20   0  -20  0  2500     0     0     0  2500     0      0      0  100  1  ║ 
║176    6  40  x 50   0   0  295 292 3,30  3,30  20   0  20   0  4860     0     0     0  4860     0      0      0  100  1  ║ 
║177    6  40  x 50   0   0  292 289 3,30  3,30  20   0  20   0  4860     0     0     0  4860     0      0      0  100  1  ║ 
║178    6  40  x 50   0   0  289 271 3,30  3,30  20   0  20   0  3828     0     0     0  3828     0      0      0  100  1  ║ 
║179    8  80  x 25   0   0  294 291 3,30  3,30  20   0  20   0  3548     0     0     0  3548     0      0      0  100  1  ║ 
║180    8  80  x 25   0   0  291 288 3,30  3,30  20   0  20   0  3540     0     0     0  3540     0      0      0  100  1  ║ 
║181    8  80  x 25   0   0  288 234 3,30  3,30  20   0  20   0  3530     0     0     0  3530     0      0      0  100  1  ║ 
║182    9  85  x 25   0   0  108 217 3,30  3,30  43   0  43   0  1242     0     0     0  1242     0      0      0  100  1  ║ 
║183    9  85  x 25   0   0  216 215 3,30  3,30  43   0  43   0  1242     0     0     0  1242     0      0      0  100  1  ║ 
║184    9  85  x 25   0   0  214 213 3,30  3,30  43   0  43   0  1242     0     0     0  1242     0      0      0  100  1  ║ 
║186    8  80  x 25   0   0  339 340 3,30  3,30   0  40   0  40  4840     0     0     0  4840     0      0      0  100  1  ║ 
║187    8  80  x 25   0   0  341 342 3,30  3,30   0  40   0  40  4489     0     0     0  4489     0      0      0  100  1  ║ 
║189    8  80  x 25   0   0  352 353 3,30  3,30   0  40   0  40  3110     0     0     0  3110     0      0      0  100  1  ║ 
║190    8  80  x 25   0   0  355 356 3,30  3,30   0  -40  0  -40 4820     0     0     0  4820     0      0      0  100  1  ║ 
║192    8  80  x 25   0   0  354 83  3,30  3,30   0  -40  0  -40 4868     0     0     0  4868     0      0      0  100  1  ║ 
║193    8  80  x 25   0   0  365 366 3,30  3,30   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║195    8  80  x 25   0   0  92  93  3,30  3,30   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║196    8  80  x 25   0   0  188 189 3,30  3,30  -40  0  -40  0  1384     0     0     0  1384     0      0      0  100  1  ║ 
║197    8  80  x 25   0   0  190 191 3,30  3,30  -40  0  -40  0  1390     0     0     0  1390     0      0      0  100  1  ║ 
║199    8  80  x 25   0   0  368 369 3,30  3,30  40   0  40   0  2831     0     0     0  2831     0      0      0  100  1  ║ 
║200    8  80  x 25   0   0  331 332 3,30  3,30   0  40   0  40  3150     0     0     0  3150     0      0      0  100  1  ║ 
║201   30  100 x 50  120  0  90  329 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║202   30  100 x 50  120  0  321 85  3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║203   30  100 x 50  120  0  16  322 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║204   30  100 x 50  120  0  314  5  3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║205   30  100 x 50  120  0  322 323 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║206   30  100 x 50  120  0  323 324 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

15 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║207   30  100 x 50  120  0  324 325 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║208   30  100 x 50  120  0  325 326 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║209   30  100 x 50  120  0  326 327 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║210    8  80  x 25   0   0  212 211 3,30  3,30  40   0  40   0  1362     0     0     0  1362     0      0      0  100  1  ║ 
║211   30  100 x 50  120  0  327 328 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║212   30  100 x 50  120  0  328 329 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║213   30  100 x 50  120  0  314 315 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║214    8  80  x 25   0   0  248 247 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2951     0     0     0  2951     0      0      0  100  1  ║ 
║215    8  80  x 25   0   0  246 245 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2951     0     0     0  2951     0      0      0  100  1  ║ 
║216    8  80  x 25   0   0  244 243 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2941     0     0     0  2941     0      0      0  100  1  ║ 
║217    8  80  x 25   0   0  361 362 3,30  3,30   0  -40  0  -40 3122     0     0     0  3122     0      0      0  100  1  ║ 
║218   30  100 x 50  120  0  315 316 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║219    8  80  x 25   0   0  44  45  3,30  3,30   0  -40  0  -40 3083     0     0     0  3083     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  3,30  3,30   0  -40  0  -40 3560     0     0     0  3560     0      0      0  100  1  ║ 
║221    8  80  x 25   0   0  64  65  3,30  3,30   0  40   0  40  3200     0     0     0  3200     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  3,30  3,30   0  40   0  40  3560     0     0     0  3560     0      0      0  100  1  ║ 
║223    8  80  x 25   0   0  30  31  3,30  3,30   0  40   0  40  4496     0     0     0  4496     0      0      0  100  1  ║ 
║224    8  80  x 25   0   0  12  13  3,30  3,30   0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║225   30  100 x 50  120  0  316 317 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║226    8  80  x 25   0   0  225 224 3,30  3,30  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║227    8  80  x 25   0   0  223 222 3,30  3,30  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║228    8  80  x 25   0   0  221 220 3,30  3,30  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║229   30  100 x 50  120  0  317 318 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║230   30  100 x 50  120  0  318 319 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║231   30  100 x 50  120  0  319 320 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║232   30  100 x 50  120  0  320 321 3,30  3,30   0   0   0   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  2  ║ 
║233    8  80  x 25   0   0  262 261 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║235    8  80  x 25   0   0  258 257 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║236    8  80  x 25   0   0  277 276 3,30  3,30  20   0  20   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║237    8  80  x 25   0   0  96  97  3,30  3,30   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║238    8  80  x 25   0   0  103 104 3,30  3,30   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║239    8  80  x 25   0   0  349 348 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║240    8  80  x 25   0   0  240 239 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║241    8  80  x 25   0   0  238 237 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║242    8  80  x 25   0   0  236 235 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  3,30  3,30   0  40   0  40  3560     0     0     0  3560     0      0      0  100  1  ║ 
║244    8  80  x 25   0   0  52  53  3,30  3,30   0  40   0  40  3590     0     0     0  3590     0      0      0  100  1  ║ 
║245    8  80  x 25   0   0  178 177 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║246    8  80  x 25   0   0  203 202 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║250    8  80  x 25   0   0  337 338 3,30  3,30   0  40   0  40  4840     0     0     0  4840     0      0      0  100  1  ║ 
║251    8  80  x 25   0   0  20  21  3,30  3,30   0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║252    8  80  x 25   0   0  22  23  3,30  3,30   0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║254    8  80  x 25   0   0  26  27  3,30  3,30   0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║255    8  80  x 25   0   0  28  29  3,30  3,30   0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║256    8  80  x 25   0   0  70  71  3,30  3,30   0  -40  0  -40 4651     0     0     0  4651     0      0      0  100  1  ║ 
║257    8  80  x 25   0   0  72  73  3,30  3,30   0  -40  0  -40 1730     0     0     0  1730     0      0      0  100  1  ║ 
║258    8  80  x 25   0   0  74  75  3,30  3,30   0  -40  0  -40 1730     0     0     0  1730     0      0      0  100  1  ║ 
║259    8  80  x 25   0   0  78  79  3,30  3,30   0  -40  0  -40 1744     0     0     0  1744     0      0      0  100  1  ║ 
║260    8  80  x 25   0   0  80  81  3,30  3,30   0  -40  0  -40 1730     0     0     0  1730     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  3,30  3,30   0  -40  0  -40 3560     0     0     0  3560     0      0      0  100  1  ║ 
║262    8  80  x 25   0   0  36  37  3,30  3,30   0  -40  0  -40 3589     0     0     0  3589     0      0      0  100  1  ║ 
║263   27  40  x 70   0   0  38  39  3,30  3,30   0  -20  0  -20 2981     0     0     0  2981     0      0      0  100  1  ║ 
║264   27  40  x 70   0   0  347 41  3,30  3,30   0  -20  0  -20 3122     0     0     0  3122     0      0      0  100  1  ║ 
║265   27  40  x 70   0   0  42  43  3,30  3,30   0  -20  0  -20 3154     0     0     0  3154     0      0      0  100  1  ║ 
║266    8  80  x 25   0   0  205 204 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║267    8  80  x 25   0   0  180 179 3,30  3,30  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║268    8  80  x 25   0   0   6   7  3,30  3,30   0  40   0  40  3150     0     0     0  3150     0      0      0  100  1  ║ 
║269    8  80  x 25   0   0   8   9  3,30  3,30   0  40   0  40  3127     0     0     0  3127     0      0      0  100  1  ║ 
║270    8  80  x 25   0   0  149 148 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║271    8  80  x 25   0   0  147 146 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║272    8  80  x 25   0   0  145 144 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║273    8  80  x 25   0   0  143 142 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║274    8  80  x 25   0   0  141 140 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║275    8  80  x 25   0   0  139 138 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║276    8  80  x 25   0   0  137 136 3,30  3,30  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║281    8  80  x 25   0   0  171 330 3,30  3,30   0  40   0  40  2191     0     0     0  2191     0      0      0  100  1  ║ 
║282    8  80  x 25   0   0  194 195 3,30  3,30  19  -35 -19 35  1425     0     0     0  1425     0      0      0  100  1  ║ 
║284    8  80  x 25   0   0  198 201 3,30  3,30  17  36  -17 -36 1308     0     0     0  1308     0      0      0  100  1  ║ 
║285    8  80  x 25   0   0  159 158 3,30  3,30  40   0  40   0  2951     0     0     0  2951     0      0      0  100  1  ║ 
║286    8  80  x 25   0   0  161 160 3,30  3,30  40   0  40   0  2779     0     0     0  2779     0      0      0  100  1  ║ 
║287    8  80  x 25   0   0  163 162 3,30  3,30  40   0  40   0  2950     0     0     0  2950     0      0      0  100  1  ║ 
║288    8  80  x 25   0   0  173 172 3,30  3,30  -40  0  -40  0  4334     0     0     0  4334     0      0      0  100  1  ║ 
║289    8  80  x 25   0   0  175 174 3,30  3,30  -40  0  -40  0  4336     0     0     0  4336     0      0      0  100  1  ║ 
║293    8  80  x 25   0   0  155 154 3,30  3,30  40   0  40   0  2959     0     0     0  2959     0      0      0  100  1  ║ 
║294    8  80  x 25   0   0  153 152 3,30  3,30  40   0  40   0  2873     0     0     0  2873     0      0      0  100  1  ║ 
║295    8  80  x 25   0   0  151 150 3,30  3,30  40   0  40   0  2959     0     0     0  2959     0      0      0  100  1  ║ 
║296    8  80  x 25   0   0  165 164 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2959     0     0     0  2959     0      0      0  100  1  ║ 
║297    8  80  x 25   0   0  167 166 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2959     0     0     0  2959     0      0      0  100  1  ║ 
║298    8  80  x 25   0   0  169 168 3,30  3,30  -40  0  -40  0  2959     0     0     0  2959     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║  1  605 95   1   2  3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  2  605 95   3   4  3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  3  601 85   5   6  3,30  3,30   0  43   0  43  3124   0    0    0  3124   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  4  605 95   7   8  3,30  3,30   0  48   0  48  3098   0    0    0  3098   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  5  605 95   9  10  3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  6  605 95  11  12  3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  7  605 95  13  331 3,30  3,30   0  48   0  48  3096   0    0    0  3096   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  8  605 95  332 16  3,30  3,30   0  48   0  48  3098   0    0    0  3098   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  9  605 95  17  337 3,30  3,30   0  48   0  48  4795   0    0    0  4795   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 10  605 95  342 20  3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 11  605 95  21  22  3,30  3,30   0  48   0  48  1787   0    0    0  1787   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║ 12  605 95  23  26  3,30  3,30   0  48   0  48  1512   0    0    0  1512   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 14  605 95  27  28  3,30  3,30   0  48   0  48  1787   0    0    0  1787   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 15  605 95  29  30  3,30  3,30   0  48   0  48  775    0    0    0  775    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 16  605 95  31  32  3,30  3,30   0  48   0  48  4783   0    0    0  4783   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 17  605 95  33  34  3,30  3,30   0  -48  0  -48 3570   0    0    0  3570   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  605 95  35  36  3,30  3,30   0  -48  0  -48 3560   0    0    0  3560   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  605 95  37  38  3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  602 60  39  347 3,30  3,30   0  -30  0  -30 3248   0    0    0  3248   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 21  602 60  41  42  3,30  3,30   0  -30  0  -30 3260   0    0    0  3260   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 22  605 95  43  44  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1478   0    0    0  1478   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  605 95  45  46  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1685   0    0    0  1685   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  605 95  47  48  3,30  3,30   0  -48  0  -48 3560   0    0    0  3560   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  605 95  49  50  3,30  3,30   0  48   0  48  3560   0    0    0  3560   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  605 95  51  52  3,30  3,30   0  48   0  48  3569   0    0    0  3569   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 27  605 95  53  350 3,30  3,30   0  48   0  48  2538   0    0    0  2538   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 29  605 95  351 58  3,30  3,30   0  48   0  48  2512   0    0    0  2512   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 31  605 95  59  352 3,30  3,30   0  48   0  48  1391   0    0    0  1391   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 32  605 95  353 64  3,30  3,30   0  48   0  48  3077   0    0    0  3077   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  605 95  65  66  3,30  3,30   0  48   0  48  1689   0    0    0  1689   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  605 95  67  68  3,30  3,30   0  48   0  48  3564   0    0    0  3564   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 35  605 95  69  70  3,30  3,30   0  -48  0  -48 4780   0    0    0  4780   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 36  605 95  71  72  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1678   0    0    0  1678   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  605 95  73  74  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1700   0    0    0  1700   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 38  605 95  75  76  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1678   0    0    0  1678   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 39  605 95  77  78  3,30  3,30   0  -48  0  -48 445    0    0    0  445    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 40  605 95  79  80  3,30  3,30   0  -48  0  -48 1678   0    0    0  1678   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  605 95  81  354 3,30  3,30   0  -48  0  -48 1678   0    0    0  1678   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 42  605 95  356 84  3,30  3,30   0  -48  0  -48 4775   0    0    0  4775   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 43  605 95  85  86  3,30  3,30   0  -48  0  -48 3098   0    0    0  3098   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 44  605 95  193 363 3,30  3,30  48   0  48   0  2478   0    0    0  2478   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 45  605 95  362 90  3,30  3,30   0  -48  0  -48 3095   0    0    0  3095   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 46  605 95  91  365 3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 47  605 95  93  94  3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 48  605 95  95  96  3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 49  605 95  97  102 3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 50  605 95  369 230 3,30  3,30  48   0  48   0  4200   0    0    0  4200   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  605 95  231 232 3,30  3,30  48   0  48   0  4200   0    0    0  4200   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  603 40  102 103 3,30  3,30   0  -40  0  -40   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 53  603 40  104 105 3,30  3,30   0  -40  0  -40   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 54  603 40  106 107 3,30  3,30   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 55  604 70  108 109 3,30  3,30   0  35   0  35  2675   0    0    0  2675   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 56  603 40  110 111 3,30  3,30   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 57  603 40  112 113 3,30  3,30   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 58  603 40  114 115 3,30  3,30   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 59  603 40  116 117 3,30  3,30   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 60  603 40  118 119 3,30  3,30   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 61  603 40  120 121 3,30  3,30   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 62  603 40  122 123 3,30  3,30   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 63  603 40  124 125 3,30  3,30   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 64  603 40  126 127 3,30  3,30   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 65  605 95   5  333 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 67  605 95  334 335 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 69  605 95  336 136 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  605 95  137 138 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  605 95  139 140 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 72  605 95  141 142 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 73  605 95  143 144 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 74  605 95  145 146 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 75  605 95  147 148 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 76  605 95  149 85  3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 77  605 95   1  150 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 78  605 95  151 152 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 79  605 95  153 154 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 80  605 95  155 156 3,30  3,30  48   0  48   0  2898   0    0    0  2898   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 81  605 95  157 158 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 82  605 95  159 160 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 83  605 95  161 162 3,30  3,30  48   0  48   0  2898   0    0    0  2898   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 84  605 95  163 91  3,30  3,30  48   0  48   0  2898   0    0    0  2898   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 85  605 95   2  164 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 86  605 95  165 166 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2820   0    0    0  2820   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 87  605 95  167 168 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 88  601 85  169 170 3,30  3,30  -43  0  -43  0  2913   0    0    0  2913   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 89  605 95  171 172 3,30  3,30  -48  0  -48  0  4241   0    0    0  4241   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 90  605 95  173 174 3,30  3,30  -48  0  -48  0  4219   0    0    0  4219   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 91  601 85  175 176 3,30  3,30  -43  0  -43  0  4232   0    0    0  4232   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 92  605 95  10  177 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 93  605 95  178 179 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 94  605 95  180 348 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 95  605 95  181 182 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 96  605 95  183 184 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 97  605 95  185 367 3,30  3,30  -48  0  -48  0  1016   0    0    0  1016   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 99  605 95  187 188 3,30  3,30  -48  0  -48  0  1358   0    0    0  1358   0     0     0  100    0     0  ║ 
║100  605 95  191 94  3,30  3,30  -48  0  -48  0  1338   0    0    0  1338   0     0     0  100    0     0  ║ 
║101  605 95  192 39  3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║102  605 95  364 194 3,30  3,30  48   0  48   0  2344   0    0    0  2344   0     0     0  100    0     0  ║ 
║103  605 95  195 198 3,30  3,30   0  48   0  48    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║105  605 95  199 42  3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║106  605 95  200 201 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2388   0    0    0  2388   0     0     0  100    0     0  ║ 
║107  605 95  11  202 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║108  605 95  203 204 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║109  605 95  205 43  3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║110  605 95  206 207 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║111  605 95  208 209 3,30  3,30  48   0  48   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║112  605 95  210 211 3,30  3,30  48   0  48   0  915    0    0    0  915    0     0     0  100    0     0  ║ 
║113  605 95  212 213 3,30  3,30  48   0  48   0  1304   0    0    0  1304   0     0     0  100    0     0  ║ 
║114  605 95  214 215 3,30  3,30  48   0  48   0  1207   0    0    0  1207   0     0     0  100    0     0  ║ 
║115  605 95  216 217 3,30  3,30  48   0  48   0  1207   0    0    0  1207   0     0     0  100    0     0  ║ 
║116  603 40  106 218 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 3.3 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║117  603 40  219 118 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║118  605 95   3  220 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║119  605 95  221 222 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║120  605 95  223 224 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║121  605 95  225 226 3,30  3,30  48   0  48   0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║122  605 95  227 368 3,30  3,30  48   0  48   0  4221   0    0    0  4221   0     0     0  100    0     0  ║ 
║125  605 95  233 234 3,30  3,30  48   0  48   0  4197   0    0    0  4197   0     0     0  100    0     0  ║ 
║126  605 95   4  235 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║127  605 95  236 237 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║128  605 95  238 239 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║129  605 95  240 241 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║130  605 95  242 243 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║131  605 95  244 245 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2187   0    0    0  2187   0     0     0  100    0     0  ║ 
║132  605 95  246 247 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║133  605 95  248 102 3,30  3,30  -48  0  -48  0  2878   0    0    0  2878   0     0     0  100    0     0  ║ 
║134  605 95  16  343 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║135  605 95  344 345 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║137  605 95  349 38  3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  605 95  346 257 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  605 95  258 259 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  605 95  260 261 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  605 95  262 357 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║143  605 95  358 359 3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║145  605 95  360 90  3,30  3,30  -48  0  -48  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║146  603 40  271 272 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║147  603 40  273 274 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║148  603 40  275 276 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║149  603 40  277 278 3,30  3,30  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║150  603 40  279 280 3,30  3,30  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║151  603 40  281 282 3,30  3,30  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║152  603 40  283 284 3,30  3,30  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║153  603 40  285 286 3,30  3,30  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║154  603 40  287 127 3,30  3,30  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║185  605 95  338 339 3,30  3,30   0  48   0  48  4795   0    0    0  4795   0     0     0  100    0     0  ║ 
║188  605 95  340 341 3,30  3,30   0  48   0  48  4801   0    0    0  4801   0     0     0  100    0     0  ║ 
║191  605 95  83  355 3,30  3,30   0  -48  0  -48 4788   0    0    0  4788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║194  605 95  366 92  3,30  3,30   0  -48  0  -48   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║198  605 95  189 190 3,30  3,30  -48  0  -48  0  1337   0    0    0  1337   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║155    6  40  x 50   0   0  118 302 6,15  6,15   0  -20  0  -20 1965     0     0     0  1965     0      0      0  100  1  ║ 
║156    6  40  x 50   0   0  302 303 6,15  6,15   0  -20  0  -20 1965     0     0     0  1965     0      0      0  100  1  ║ 
║157    6  40  x 50   0   0  303 304 6,15  6,15   0  -20  0  -20 1965     0     0     0  1965     0      0      0  100  1  ║ 
║158    6  40  x 50   0   0  304 305 6,15  6,15   0  -20  0  -20 1965     0     0     0  1965     0      0      0  100  1  ║ 
║159    6  40  x 50   0   0  305 127 6,15  6,15   0  -20  0  -20 1806     0     0     0  1806     0      0      0  100  1  ║ 
║160    6  40  x 50   0   0  110 297 6,15  6,15   0  20   0  20  3960     0     0     0  3960     0      0      0  100  1  ║ 
║161    6  40  x 50   0   0  297 298 6,15  6,15   0  20   0  20  4021     0     0     0  4021     0      0      0  100  1  ║ 
║162    6  40  x 50   0   0  298 299 6,15  6,15   0  20   0  20  4035     0     0     0  4035     0      0      0  100  1  ║ 
║163    6  40  x 50   0   0  299 300 6,15  6,15   0  20   0  20  4035     0     0     0  4035     0      0      0  100  1  ║ 
║164    6  40  x 50   0   0  300 301 6,15  6,15   0  20   0  20  4035     0     0     0  4035     0      0      0  100  1  ║ 
║165    6  40  x 50   0   0  109 294 6,15  6,15   0  20   0  20  2070     0     0     0  2070     0      0      0  100  1  ║ 
║166    6  40  x 50   0   0  294 295 6,15  6,15   0  20   0  20  2070     0     0     0  2070     0      0      0  100  1  ║ 
║167    6  40  x 50   0   0  295 296 6,15  6,15   0  20   0  20  2070     0     0     0  2070     0      0      0  100  1  ║ 
║168    6  40  x 50   0   0  106 108 6,15  6,15   1  20   1  45  1995     0     0     0  1995     0      0      0  100  1  ║ 
║169    5  40  x 40   0   0  118 110 6,15  6,15  20   0  20   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║170    5  40  x 40   0   0  110 106 6,15  6,15  20   0  20   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║171    5  40  x 40   0   0  127 117 6,15  6,15  -20  0  -20  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║172    5  40  x 40   0   0  117 296 6,15  6,15  -20  1  20   1     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║173    6  40  x 50   0   0  296 293 6,15  6,15  20   0  20   0  1860     0     0     0  1860     0      0      0  100  1  ║ 
║174    6  40  x 50   0   0  293 290 6,15  6,15  20   0  20   0  1860     0     0     0  1860     0      0      0  100  1  ║ 
║175    6  40  x 50   0   0  290 279 6,15  6,15  20   4  -20 -4  1862     0     0     0  1862     0      0      0  100  1  ║ 
║176    6  40  x 50   0   0  295 292 6,15  6,15  20   0  20   0  3615     0     0     0  3615     0      0      0  100  1  ║ 
║177    6  40  x 50   0   0  292 289 6,15  6,15  20   0  20   0  3615     0     0     0  3615     0      0      0  100  1  ║ 
║178    6  40  x 50   0   0  289 271 6,15  6,15  20   0  20   0  2852     0     0     0  2852     0      0      0  100  1  ║ 
║179    8  80  x 25   0   0  294 291 6,15  6,15  20   0  20   0  2602     0     0     0  2602     0      0      0  100  1  ║ 
║180    8  80  x 25   0   0  291 288 6,15  6,15  20   0  20   0  2602     0     0     0  2602     0      0      0  100  1  ║ 
║181    8  80  x 25   0   0  288 234 6,15  6,15  20   0  20   0  2602     0     0     0  2602     0      0      0  100  1  ║ 
║182    9  85  x 25   0   0  108 217 6,15  6,15  43   0  43   0   900     0     0     0   900     0      0      0  100  1  ║ 
║183    9  85  x 25   0   0  216 215 6,15  6,15  43   0  43   0   900     0     0     0   900     0      0      0  100  1  ║ 
║184    9  85  x 25   0   0  214 213 6,15  6,15  43   0  43   0   900     0     0     0   900     0      0      0  100  1  ║ 
║185    3  50  x 50   0   0  306 307 6,15  6,15   0  25   0  25  1198     0     0     0  1198     0      0      0  100  1  ║ 
║186    3  50  x 50   0   0  307 308 6,15  6,15   0  25   0  25  1430     0     0     0  1430     0      0      0  100  1  ║ 
║187    3  50  x 50   0   0  308 309 6,15  6,15   0  25   0  25  1435     0     0     0  1435     0      0      0  100  1  ║ 
║188    3  50  x 50   0   0  309 310 6,15  6,15   0  25   0  25  1124     0     0     0  1124     0      0      0  100  1  ║ 
║189    3  50  x 50   0   0  310 311 6,15  6,15   0  25   0  25  1435     0     0     0  1435     0      0      0  100  1  ║ 
║190    3  50  x 50   0   0  311 312 6,15  6,15   0  25   0  25  1430     0     0     0  1430     0      0      0  100  1  ║ 
║191    3  50  x 50   0   0  312 313 6,15  6,15   0  25   0  25  1430     0     0     0  1430     0      0      0  100  1  ║ 
║192    3  50  x 50   0   0  321 85  6,15  6,15   0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║193    3  50  x 50   0   0  314  5  6,15  6,15   0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║194    3  50  x 50   0   0  314 315 6,15  6,15   0   0   0   0   903   750     0     0  1653     0      0      0  100  1  ║ 
║195    3  50  x 50   0   0  315 316 6,15  6,15   0   0   0   0  1010   750     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║196    3  50  x 50   0   0  316 317 6,15  6,15   0   0   0   0  1011   750     0     0  1761     0      0      0  100  1  ║ 
║197    3  50  x 50   0   0  317 318 6,15  6,15   0   0   0   0   805   750     0     0  1555     0      0      0  100  1  ║ 
║198    3  50  x 50   0   0  318 319 6,15  6,15   0   0   0   0  1011   750     0     0  1761     0      0      0  100  1  ║ 
║199    3  50  x 50   0   0  319 320 6,15  6,15   0   0   0   0   659   750     0     0  1409     0      0      0  100  1  ║ 
║200    3  50  x 50   0   0  320 321 6,15  6,15   0   0   0   0  1010   750     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║201    3  50  x 50   0   0  90  329 6,15  6,15   0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║202    3  50  x 50   0   0  16  322 6,15  6,15   0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║203    3  50  x 50   0   0  322 323 6,15  6,15   0   0   0   0   893   750     0     0  1643     0      0      0  100  1  ║ 
║204    3  50  x 50   0   0  323 324 6,15  6,15   0   0   0   0  1010   750     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║205    3  50  x 50   0   0  324 325 6,15  6,15   0   0   0   0  1011   750     0     0  1761     0      0      0  100  1  ║ 
║206    3  50  x 50   0   0  325 326 6,15  6,15   0   0   0   0  1010   750     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║207    3  50  x 50   0   0  326 327 6,15  6,15   0   0   0   0  1011   750     0     0  1761     0      0      0  100  1  ║ 
║208    3  50  x 50   0   0  327 328 6,15  6,15   0   0   0   0   733   750     0     0  1483     0      0      0  100  1  ║ 
║209    3  50  x 50   0   0  328 329 6,15  6,15   0   0   0   0  1010   750     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║210    8  80  x 25   0   0  212 211 6,15  6,15  40   0  40   0  1343     0     0     0  1343     0      0      0  100  1  ║ 
║211    8  80  x 25   0   0  233 232 6,15  6,15  40   0  40   0  4290     0     0     0  4290     0      0      0  100  1  ║ 
║212    8  80  x 25   0   0  231 230 6,15  6,15  40   0  40   0  4290     0     0     0  4290     0      0      0  100  1  ║ 
║213    8  80  x 25   0   0  229 228 6,15  6,15  40   0  40   0  4300     0     0     0  4300     0      0      0  100  1  ║ 
║214    8  80  x 25   0   0  248 247 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2957     0     0     0  2957     0      0      0  100  1  ║ 
║215    8  80  x 25   0   0  246 245 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2957     0     0     0  2957     0      0      0  100  1  ║ 
║216    8  80  x 25   0   0  244 243 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2784     0     0     0  2784     0      0      0  100  1  ║ 
║217    8  80  x 25   0   0  88  89  6,15  6,15   0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║218    8  80  x 25   0   0  82  83  6,15  6,15   0  -40  0  -40 4876     0     0     0  4876     0      0      0  100  1  ║ 
║219    8  80  x 25   0   0  44  45  6,15  6,15   0  -40  0  -40 3083     0     0     0  3083     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  6,15  6,15   0  -40  0  -40 3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  1  ║ 
║221    8  80  x 25   0   0  64  65  6,15  6,15   0  40   0  40  2907     0     0     0  2907     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  6,15  6,15   0  40   0  40  3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  1  ║ 
║223    8  80  x 25   0   0  30  31  6,15  6,15   0  40   0  40  4875     0     0     0  4875     0      0      0  100  1  ║ 
║224    8  80  x 25   0   0  12  13  6,15  6,15   0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║225    8  80  x 25   0   0  14  15  6,15  6,15   0  40   0  40  3130     0     0     0  3130     0      0      0  100  1  ║ 
║226    8  80  x 25   0   0  225 224 6,15  6,15  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║227    8  80  x 25   0   0  223 222 6,15  6,15  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║228    8  80  x 25   0   0  221 220 6,15  6,15  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║229    8  80  x 25   0   0  270 269 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║230    8  80  x 25   0   0  268 267 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║231    8  80  x 25   0   0  266 265 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║232    8  80  x 25   0   0  264 263 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║233    8  80  x 25   0   0  262 261 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║235    8  80  x 25   0   0  258 257 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║236    8  80  x 25   0   0  256 255 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║237    8  80  x 25   0   0  254 253 6,15  6,15  -40  0  -40  0   835     0     0     0   835     0      0      0  100  1  ║ 
║238    8  80  x 25   0   0  252 251 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║239    8  80  x 25   0   0  250 249 6,15  6,15  -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║240    8  80  x 25   0   0  240 239 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║241    8  80  x 25   0   0  238 237 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║242    8  80  x 25   0   0  236 235 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  6,15  6,15   0  40   0  40  3580     0     0     0  3580     0      0      0  100  1  ║ 
║244    8  80  x 25   0   0  52  53  6,15  6,15   0  40   0  40  3200     0     0     0  3200     0      0      0  100  1  ║ 
║245    8  80  x 25   0   0  54  55  6,15  6,15   0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║246    8  80  x 25   0   0  56  57  6,15  6,15   0  40   0  40  1760     0     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║247    8  80  x 25   0   0  58  59  6,15  6,15   0  40   0  40  1360     0     0     0  1360     0      0      0  100  1  ║ 
║248    8  80  x 25   0   0  60  61  6,15  6,15   0  40   0  40  3119     0     0     0  3119     0      0      0  100  1  ║ 
║249    8  80  x 25   0   0  62  63  6,15  6,15   0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║250    8  80  x 25   0   0  18  19  6,15  6,15   0  40   0  40  4877     0     0     0  4877     0      0      0  100  1  ║ 
║251    8  80  x 25   0   0  20  21  6,15  6,15   0  40   0  40  3220     0     0     0  3220     0      0      0  100  1  ║ 
║252    8  80  x 25   0   0  22  23  6,15  6,15   0  40   0  40  3220     0     0     0  3220     0      0      0  100  1  ║ 
║253    8  80  x 25   0   0  24  25  6,15  6,15   0  40   0  40  3220     0     0     0  3220     0      0      0  100  1  ║ 
║254    8  80  x 25   0   0  26  27  6,15  6,15   0  40   0  40  3220     0     0     0  3220     0      0      0  100  1  ║ 
║255    8  80  x 25   0   0  28  29  6,15  6,15   0  40   0  40  3220     0     0     0  3220     0      0      0  100  1  ║ 
║256    8  80  x 25   0   0  70  71  6,15  6,15   0  -40  0  -40 4658     0     0     0  4658     0      0      0  100  1  ║ 
║257    8  80  x 25   0   0  72  73  6,15  6,15   0  -40  0  -40 1757     0     0     0  1757     0      0      0  100  1  ║ 
║258    8  80  x 25   0   0  74  75  6,15  6,15   0  -40  0  -40 1448     0     0     0  1448     0      0      0  100  1  ║ 
║259    8  80  x 25   0   0  78  79  6,15  6,15   0  -40  0  -40 1757     0     0     0  1757     0      0      0  100  1  ║ 
║260    8  80  x 25   0   0  80  81  6,15  6,15   0  -40  0  -40 1757     0     0     0  1757     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  6,15  6,15   0  -40  0  -40 3588     0     0     0  3588     0      0      0  100  1  ║ 
║262    8  80  x 25   0   0  36  37  6,15  6,15   0  -40  0  -40 3190     0     0     0  3190     0      0      0  100  1  ║ 
║263   27  40  x 70   0   0  38  39  6,15  6,15   0  -20  0  -20 2691     0     0     0  2691     0      0      0  100  1  ║ 
║264   27  40  x 70   0   0  40  41  6,15  6,15   0  -20  0  -20 3001     0     0     0  3001     0      0      0  100  1  ║ 
║265   27  40  x 70   0   0  42  43  6,15  6,15   0  -20  0  -20 2895     0     0     0  2895     0      0      0  100  1  ║ 
║266    8  80  x 25   0   0  205 204 6,15  6,15  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║267    8  80  x 25   0   0  180 179 6,15  6,15  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║268    8  80  x 25   0   0   6   7  6,15  6,15   0  40   0  40  3121     0     0     0  3121     0      0      0  100  1  ║ 
║269    8  80  x 25   0   0   8   9  6,15  6,15   0  40   0  40  3130     0     0     0  3130     0      0      0  100  1  ║ 
║270    8  80  x 25   0   0  149 148 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║271    8  80  x 25   0   0  147 146 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║272    8  80  x 25   0   0  145 144 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║273    8  80  x 25   0   0  143 142 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║274    8  80  x 25   0   0  141 140 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║275    8  80  x 25   0   0  139 138 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║276    8  80  x 25   0   0  137 136 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║277    8  80  x 25   0   0  135 134 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║278    8  80  x 25   0   0  133 132 6,15  6,15  40   0  40   0   877     0     0     0   877     0      0      0  100  1  ║ 
║279    8  80  x 25   0   0  131 130 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║280    8  80  x 25   0   0  129 128 6,15  6,15  40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║281    8  80  x 25   0   0  171 330 6,15  6,15   0  40   0  40  2191     0     0     0  2191     0      0      0  100  1  ║ 
║282    8  80  x 25   0   0  194 195 6,15  6,15  19  -35 -19 35  1131     0     0     0  1131     0      0      0  100  1  ║ 
║283    8  80  x 25   0   0  196 197 6,15  6,15   0  40   0  40     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║284    8  80  x 25   0   0  198 201 6,15  6,15  17  36  -17 -36 1038     0     0     0  1038     0      0      0  100  1  ║ 
║285    8  80  x 25   0   0  159 158 6,15  6,15  40   0  40   0  2957     0     0     0  2957     0      0      0  100  1  ║ 
║286    8  80  x 25   0   0  161 160 6,15  6,15  40   0  40   0  2784     0     0     0  2784     0      0      0  100  1  ║ 
║287    8  80  x 25   0   0  163 162 6,15  6,15  40   0  40   0  2950     0     0     0  2950     0      0      0  100  1  ║ 
║288    8  80  x 25   0   0  173 172 6,15  6,15  -40  0  -40  0  4340     0     0     0  4340     0      0      0  100  1  ║ 
║289    8  80  x 25   0   0  175 174 6,15  6,15  -40  0  -40  0  4339     0     0     0  4339     0      0      0  100  1  ║ 
║290    8  80  x 25   0   0  187 186 6,15  6,15  -40  0  -40  0  1383     0     0     0  1383     0      0      0  100  1  ║ 
║291    8  80  x 25   0   0  189 188 6,15  6,15  -40  0  -40  0  1381     0     0     0  1381     0      0      0  100  1  ║ 
║292    8  80  x 25   0   0  191 190 6,15  6,15  -40  0  -40  0  1390     0     0     0  1390     0      0      0  100  1  ║ 
║293    8  80  x 25   0   0  155 154 6,15  6,15  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║294    8  80  x 25   0   0  153 152 6,15  6,15  40   0  40   0  2873     0     0     0  2873     0      0      0  100  1  ║ 
║295    8  80  x 25   0   0  151 150 6,15  6,15  40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║296    8  80  x 25   0   0  165 164 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║297    8  80  x 25   0   0  167 166 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║298    8  80  x 25   0   0  169 168 6,15  6,15  -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║299    8  80  x 25   0   0  210 209 6,15  6,15  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║300    8  80  x 25   0   0  96  97  6,15  6,15   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║301    8  80  x 25   0   0  98  100 6,15  6,15   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║302    8  80  x 25   0   0  99  101 6,15  6,15   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║303    8  80  x 25   0   0  103 104 6,15  6,15   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║304    8  80  x 25   0   0  92  93  6,15  6,15   0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║305    8  80  x 25   0   0  203 202 6,15  6,15  40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║306    8  80  x 25   0   0  185 184 6,15  6,15  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║307    8  80  x 25   0   0  183 182 6,15  6,15  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║308    8  80  x 25   0   0  178 177 6,15  6,15  -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║  1  601 85   1   2  6,15  6,15   0  43   0  43    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  2  601 85   3   4  6,15  6,15   0  43   0  43    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  3  601 85   5   6  6,15  6,15   0  43   0  43  3112   0    0    0  3112   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  4  601 85   7   8  6,15  6,15   0  43   0  43  3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  5  601 85   9  10  6,15  6,15   0  43   0  43  3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  6  601 85  11  12  6,15  6,15   0  43   0  43  609    0    0    0  609    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  7  601 85  13  14  6,15  6,15   0  43   0  43  3112   0    0    0  3112   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  8  601 85  15  16  6,15  6,15   0  43   0  43  3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  9  601 85  17  18  6,15  6,15   0  43   0  43  4846   0    0    0  4846   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 10  601 85  19  20  6,15  6,15   0  43   0  43  4375   0    0    0  4375   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 11  601 85  21  22  6,15  6,15   0  43   0  43  3205   0    0    0  3205   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 12  601 85  23  24  6,15  6,15   0  43   0  43  2841   0    0    0  2841   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 13  601 85  25  26  6,15  6,15   0  43   0  43  2537   0    0    0  2537   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 14  601 85  27  28  6,15  6,15   0  43   0  43  3205   0    0    0  3205   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 15  601 85  29  30  6,15  6,15   0  43   0  43  1389   0    0    0  1389   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 16  601 85  31  32  6,15  6,15   0  43   0  43  4848   0    0    0  4848   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 17  601 85  33  34  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3580   0    0    0  3580   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  601 85  35  36  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1734   0    0    0  1734   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  601 85  37  38  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3185   0    0    0  3185   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  602 60  39  40  6,15  6,15   0  -30  0  -30 3260   0    0    0  3260   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 21  602 60  41  42  6,15  6,15   0  -30  0  -30 3260   0    0    0  3260   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 22  601 85  43  44  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1453   0    0    0  1453   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  601 85  45  46  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1735   0    0    0  1735   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  601 85  47  48  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3580   0    0    0  3580   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  601 85  49  50  6,15  6,15   0  43   0  43  3580   0    0    0  3580   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  601 85  51  52  6,15  6,15   0  43   0  43  1736   0    0    0  1736   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 27  601 85  53  54  6,15  6,15   0  43   0  43  2879   0    0    0  2879   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 28  601 85  55  56  6,15  6,15   0  43   0  43  3098   0    0    0  3098   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 29  601 85  57  58  6,15  6,15   0  43   0  43  1052   0    0    0  1052   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 30  601 85  59  60  6,15  6,15   0  43   0  43  1384   0    0    0  1384   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 31  601 85  61  62  6,15  6,15   0  43   0  43  3098   0    0    0  3098   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 32  601 85  63  64  6,15  6,15   0  43   0  43  2437   0    0    0  2437   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  601 85  65  66  6,15  6,15   0  43   0  43  1736   0    0    0  1736   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  601 85  67  68  6,15  6,15   0  43   0  43  3580   0    0    0  3580   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 35  601 85  69  70  6,15  6,15   0  -43  0  -43 4847   0    0    0  4847   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 36  601 85  71  72  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1733   0    0    0  1733   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  601 85  73  74  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1733   0    0    0  1733   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 38  601 85  75  76  6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 39  601 85  77  78  6,15  6,15   0  -43  0  -43 113    0    0    0  113    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 40  601 85  79  80  6,15  6,15   0  -43  0  -43 1733   0    0    0  1733   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  601 85  81  82  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3511   0    0    0  3511   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 42  601 85  83  84  6,15  6,15   0  -43  0  -43 4846   0    0    0  4846   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 43  601 85  85  86  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 44  601 85  87  88  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 45  601 85  89  90  6,15  6,15   0  -43  0  -43 3113   0    0    0  3113   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 46  601 85  91  92  6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 47  601 85  93  94  6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 48  601 85  95  96  6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 49  601 85  97  98  6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 50  601 85  99  100 6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  601 85  101 102 6,15  6,15   0  -43  0  -43   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  603 40  102 103 6,15  6,15   0  -40  0  -40   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 53  603 40  104 105 6,15  6,15   0  -40  0  -40   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 54  603 40  106 107 6,15  6,15   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 55  604 70  108 109 6,15  6,15   0  35   0  35  1980   0    0    0  1980   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 56  603 40  110 111 6,15  6,15   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 57  603 40  112 113 6,15  6,15   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 58  603 40  114 115 6,15  6,15   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 59  603 40  116 117 6,15  6,15   0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 60  603 40  118 119 6,15  6,15   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 61  603 40  120 121 6,15  6,15   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 62  603 40  122 123 6,15  6,15   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 63  603 40  124 125 6,15  6,15   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 64  603 40  126 127 6,15  6,15   0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 65  601 85   5  128 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 66  601 85  129 130 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 67  601 85  131 132 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 68  601 85  133 134 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 69  601 85  135 136 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  601 85  137 138 6,15  6,15  43   0  43   0  663    0    0    0  663    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  601 85  139 140 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 72  601 85  141 142 6,15  6,15  43   0  43   0  577    0    0    0  577    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 73  601 85  143 144 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 74  601 85  145 146 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 75  601 85  147 148 6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 76  601 85  149 85  6,15  6,15  43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 77  601 85   1  150 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 78  601 85  151 152 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 79  601 85  153 154 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 80  601 85  155 156 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 81  601 85  157 158 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 82  601 85  159 160 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 83  601 85  161 162 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 84  601 85  163 91  6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 85  601 85   2  164 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 86  601 85  165 166 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2874   0    0    0  2874   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 87  601 85  167 168 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 88  601 85  169 170 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 89  601 85  171 172 6,15  6,15  -43  0  -43  0  4309   0    0    0  4309   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 90  601 85  173 174 6,15  6,15  -43  0  -43  0  4307   0    0    0  4307   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 91  601 85  175 176 6,15  6,15  -43  0  -43  0  4326   0    0    0  4326   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 92  601 85  10  177 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 93  601 85  178 306 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 94  601 85  180 38  6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 95  601 85  181 182 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 96  601 85  183 184 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 97  601 85  185 186 6,15  6,15  -43  0  -43  0  964    0    0    0  964    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 98  601 85  187 188 6,15  6,15  -43  0  -43  0  1373   0    0    0  1373   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 6.15 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║ 99  601 85  189 190 6,15  6,15  -43  0  -43  0  1372   0    0    0  1372   0     0     0  100    0     0  ║ 
║100  601 85  191 94  6,15  6,15  -43  0  -43  0  1373   0    0    0  1373   0     0     0  100    0     0  ║ 
║101  601 85  192 39  6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║102  601 85  193 194 6,15  6,15  43   0  43   0  2527   0    0    0  2527   0     0     0  100    0     0  ║ 
║103  601 85  195 196 6,15  6,15  -18 39  -18 39  295    0    0    0  295    0     0     0  100    0     0  ║ 
║104  601 85  197 198 6,15  6,15  20  38  20  38  328    0    0    0  328    0     0     0  100    0     0  ║ 
║105  601 85  199 42  6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║106  601 85  200 201 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2527   0    0    0  2527   0     0     0  100    0     0  ║ 
║107  601 85  11  202 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║108  601 85  203 313 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║109  601 85  205 43  6,15  6,15  43   1  43   1    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║110  601 85  206 207 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║111  601 85  208 209 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║112  601 85  210 211 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║113  601 85  212 213 6,15  6,15  43   0  43   0  1271   0    0    0  1271   0     0     0  100    0     0  ║ 
║114  601 85  214 215 6,15  6,15  43   0  43   0  900    0    0    0  900    0     0     0  100    0     0  ║ 
║115  601 85  216 217 6,15  6,15  43   0  43   0  900    0    0    0  900    0     0     0  100    0     0  ║ 
║116  603 40  106 218 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║117  603 40  219 118 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║118  601 85   3  220 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║119  601 85  221 222 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║120  601 85  223 224 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║121  601 85  225 226 6,15  6,15  43   0  43   0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║122  601 85  227 228 6,15  6,15  43   0  43   0  3321   0    0    0  3321   0     0     0  100    0     0  ║ 
║123  601 85  229 230 6,15  6,15  43   0  43   0  4169   0    0    0  4169   0     0     0  100    0     0  ║ 
║124  601 85  231 232 6,15  6,15  43   0  43   0  4267   0    0    0  4267   0     0     0  100    0     0  ║ 
║125  601 85  233 234 6,15  6,15  43   0  43   0  4266   0    0    0  4266   0     0     0  100    0     0  ║ 
║126  601 85   4  235 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║127  601 85  236 237 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║128  601 85  238 239 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║129  601 85  240 241 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║130  601 85  242 243 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║131  601 85  244 245 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║132  601 85  246 247 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║133  601 85  248 102 6,15  6,15  -43  0  -43  0  2933   0    0    0  2933   0     0     0  100    0     0  ║ 
║134  601 85  16  249 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║135  601 85  250 251 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║136  601 85  252 253 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║137  601 85  254 255 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  601 85  256 257 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  601 85  258 259 6,15  6,15  -43  0  -43  0  1026   0    0    0  1026   0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  601 85  260 261 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  601 85  262 263 6,15  6,15  -43  0  -43  0  589    0    0    0  589    0     0     0  100    0     0  ║ 
║142  601 85  264 265 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║143  601 85  266 267 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║144  601 85  268 269 6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║145  601 85  270 90  6,15  6,15  -43  0  -43  0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║146  603 40  271 272 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║147  603 40  273 274 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║148  603 40  275 276 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║149  603 40  277 278 6,15  6,15  20   0  20   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║150  603 40  279 280 6,15  6,15  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║151  603 40  281 282 6,15  6,15  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║152  603 40  283 284 6,15  6,15  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║153  603 40  285 286 6,15  6,15  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║154  603 40  287 127 6,15  6,15  -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║309  601 85  306 179 6,15  6,15  -43  0  -43  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║310  601 85  313 204 6,15  6,15  43   0  43   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 11.05 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║ 49    8  80  x 25   0   0  92  93  11,05 11,05  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 50    8  80  x 25   0   0  96  97  11,05 11,05  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 53    8  80  x 25   0   0  363 364 11,05 11,05 40   0  40   0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 55    8  80  x 25   0   0  370 371 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 59    8  80  x 25   0   0  378 379 11,05 11,05  0  40   0  40  1831     0     0     0  1831     0      0      0  100  1  ║ 
║ 60    8  80  x 25   0   0  382 383 11,05 11,05  0  -40  0  -40 4881     0     0     0  4881     0      0      0  100  1  ║ 
║ 63    8  80  x 25   0   0  384 385 11,05 11,05  0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║ 64    8  80  x 25   0   0  171 386 11,05 11,05  0  40   0  40  2857     0     0     0  2857     0      0      0  100  1  ║ 
║114    8  80  x 25   0   0  388 387 11,05 11,05 -40  0  -40  0  4355     0     0     0  4355     0      0      0  100  1  ║ 
║115    8  80  x 25   0   0  389 390 11,05 11,05  0  -40  0  -40 4881     0     0     0  4881     0      0      0  100  1  ║ 
║117    8  80  x 25   0   0  88  89  11,05 11,05  0  -40  0  -40 3110     0     0     0  3110     0      0      0  100  1  ║ 
║146    8  80  x 25   0   0  391 392 11,05 11,05  0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║148    8  80  x 25   0   0  395 396 11,05 11,05 40   0  40   0  1337     0     0     0  1337     0      0      0  100  1  ║ 
║149    8  80  x 25   0   0  393 394 11,05 11,05 40   0  40   0  1332     0     0     0  1332     0      0      0  100  1  ║ 
║150    8  80  x 25   0   0  185 184 11,05 11,05 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║151    8  80  x 25   0   0  183 182 11,05 11,05 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║152    8  80  x 25   0   0  374 372 11,05 11,05 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║153    8  80  x 25   0   0  210 209 11,05 11,05 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║154    8  80  x 25   0   0  208 207 11,05 11,05 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║155    8  80  x 25   0   0  203 202 11,05 11,05 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║156    8  80  x 25   0   0  178 177 11,05 11,05 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║192    3  50  x 50   0   0  321 85  11,05 11,05  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║193    3  50  x 50   0   0  314  5  11,05 11,05  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║194    3  50  x 50   0   0  314 315 11,05 11,05  0   0   0   0   902   750     0     0  1652     0      0      0  100  1  ║ 
║195    3  50  x 50   0   0  315 316 11,05 11,05  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║196    3  50  x 50   0   0  316 317 11,05 11,05  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║197    3  50  x 50   0   0  317 318 11,05 11,05  0   0   0   0   798   750     0     0  1548     0      0      0  100  1  ║ 
║198    3  50  x 50   0   0  318 319 11,05 11,05  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 11.05 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║199    3  50  x 50   0   0  319 320 11,05 11,05  0   0   0   0   657   750     0     0  1407     0      0      0  100  1  ║ 
║200    3  50  x 50   0   0  320 321 11,05 11,05  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║201    3  50  x 50   0   0  90  329 11,05 11,05  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║202    3  50  x 50   0   0  16  322 11,05 11,05  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║203    3  50  x 50   0   0  322 323 11,05 11,05  0   0   0   0   885   750     0     0  1635     0      0      0  100  1  ║ 
║204    3  50  x 50   0   0  323 324 11,05 11,05  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║205    3  50  x 50   0   0  324 325 11,05 11,05  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║206    3  50  x 50   0   0  325 326 11,05 11,05  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║207    3  50  x 50   0   0  326 327 11,05 11,05  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║208    3  50  x 50   0   0  327 328 11,05 11,05  0   0   0   0   729   750     0     0  1479     0      0      0  100  1  ║ 
║209    3  50  x 50   0   0  328 329 11,05 11,05  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║211    8  80  x 25   0   0  232 397 11,05 11,05 40   0  40   0  4316     0     0     0  4316     0      0      0  100  1  ║ 
║212    8  80  x 25   0   0  231 230 11,05 11,05 40   0  40   0  4300     0     0     0  4300     0      0      0  100  1  ║ 
║213    8  80  x 25   0   0  229 228 11,05 11,05 40   0  40   0  4310     0     0     0  4310     0      0      0  100  1  ║ 
║214    8  80  x 25   0   0  248 247 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2968     0     0     0  2968     0      0      0  100  1  ║ 
║215    8  80  x 25   0   0  246 245 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2963     0     0     0  2963     0      0      0  100  1  ║ 
║216    8  80  x 25   0   0  244 243 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2788     0     0     0  2788     0      0      0  100  1  ║ 
║219    8  80  x 25   0   0  44  45  11,05 11,05  0  -40  0  -40 3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  11,05 11,05  0  -40  0  -40 3593     0     0     0  3593     0      0      0  100  1  ║ 
║221    8  80  x 25   0   0  64  65  11,05 11,05  0  40   0  40  3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  11,05 11,05  0  40   0  40  3590     0     0     0  3590     0      0      0  100  1  ║ 
║223    8  80  x 25   0   0  381 380 11,05 11,05  0  40   0  40  4890     0     0     0  4890     0      0      0  100  1  ║ 
║224    8  80  x 25   0   0  12  13  11,05 11,05  0  40   0  40  3110     0     0     0  3110     0      0      0  100  1  ║ 
║225    8  80  x 25   0   0  14  15  11,05 11,05  0  40   0  40  3113     0     0     0  3113     0      0      0  100  1  ║ 
║226    8  80  x 25   0   0  225 224 11,05 11,05 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║227    8  80  x 25   0   0  223 222 11,05 11,05 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║228    8  80  x 25   0   0  221 220 11,05 11,05 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║229    8  80  x 25   0   0  270 269 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║230    8  80  x 25   0   0  268 267 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║231    8  80  x 25   0   0  266 265 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║232    8  80  x 25   0   0  264 263 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║233    8  80  x 25   0   0  262 261 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║235    8  80  x 25   0   0  258 257 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║236    8  80  x 25   0   0  256 255 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║237    8  80  x 25   0   0  254 253 11,05 11,05 -40  0  -40  0   835     0     0     0   835     0      0      0  100  1  ║ 
║238    8  80  x 25   0   0  252 251 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║239    8  80  x 25   0   0  250 249 11,05 11,05 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║240    8  80  x 25   0   0  240 239 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║241    8  80  x 25   0   0  238 237 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║242    8  80  x 25   0   0  236 235 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  11,05 11,05  0  40   0  40  3591     0     0     0  3591     0      0      0  100  1  ║ 
║244    8  80  x 25   0   0  52  53  11,05 11,05  0  40   0  40  3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║245    8  80  x 25   0   0  54  55  11,05 11,05  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║246    8  80  x 25   0   0  56  57  11,05 11,05  0  40   0  40  1760     0     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║247    8  80  x 25   0   0  58  59  11,05 11,05  0  40   0  40  1360     0     0     0  1360     0      0      0  100  1  ║ 
║248    8  80  x 25   0   0  60  61  11,05 11,05  0  40   0  40  3121     0     0     0  3121     0      0      0  100  1  ║ 
║249    8  80  x 25   0   0  62  63  11,05 11,05  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║250    8  80  x 25   0   0  18  19  11,05 11,05  0  40   0  40  4883     0     0     0  4883     0      0      0  100  1  ║ 
║251    8  80  x 25   0   0  20  21  11,05 11,05  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║252    8  80  x 25   0   0  22  23  11,05 11,05  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║253    8  80  x 25   0   0  376 377 11,05 11,05  0  40   0  40  1828     0     0     0  1828     0      0      0  100  1  ║ 
║254    8  80  x 25   0   0  26  27  11,05 11,05  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║255    8  80  x 25   0   0  28  29  11,05 11,05  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║257    8  80  x 25   0   0  72  73  11,05 11,05  0  -40  0  -40 1763     0     0     0  1763     0      0      0  100  1  ║ 
║258    8  80  x 25   0   0  74  75  11,05 11,05  0  -40  0  -40 1451     0     0     0  1451     0      0      0  100  1  ║ 
║259    8  80  x 25   0   0  78  79  11,05 11,05  0  -40  0  -40 1764     0     0     0  1764     0      0      0  100  1  ║ 
║260    8  80  x 25   0   0  80  81  11,05 11,05  0  -40  0  -40 1763     0     0     0  1763     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  11,05 11,05  0  -40  0  -40 3592     0     0     0  3592     0      0      0  100  1  ║ 
║262    8  80  x 25   0   0  36  37  11,05 11,05  0  -40  0  -40 3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║263   27  40  x 70   0   0  38  39  11,05 11,05  0  -20  0  -20 2684     0     0     0  2684     0      0      0  100  1  ║ 
║264   27  40  x 70   0   0  40  41  11,05 11,05  0  -20  0  -20 3003     0     0     0  3003     0      0      0  100  1  ║ 
║265   27  40  x 70   0   0  42  43  11,05 11,05  0  -20  0  -20 2894     0     0     0  2894     0      0      0  100  1  ║ 
║266    8  80  x 25   0   0  205 204 11,05 11,05 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║267    8  80  x 25   0   0  180 179 11,05 11,05 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║268    8  80  x 25   0   0   6   7  11,05 11,05  0  40   0  40  3119     0     0     0  3119     0      0      0  100  1  ║ 
║269    8  80  x 25   0   0   8   9  11,05 11,05  0  40   0  40  3110     0     0     0  3110     0      0      0  100  1  ║ 
║270    8  80  x 25   0   0  149 148 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║271    8  80  x 25   0   0  147 146 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║272    8  80  x 25   0   0  145 144 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║273    8  80  x 25   0   0  143 142 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║274    8  80  x 25   0   0  141 140 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║275    8  80  x 25   0   0  139 138 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║276    8  80  x 25   0   0  137 136 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║277    8  80  x 25   0   0  135 134 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║278    8  80  x 25   0   0  133 132 11,05 11,05 40   0  40   0   877     0     0     0   877     0      0      0  100  1  ║ 
║279    8  80  x 25   0   0  131 130 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║280    8  80  x 25   0   0  129 128 11,05 11,05 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║282    8  80  x 25   0   0  194 195 11,05 11,05 19  -35 -19 35  1131     0     0     0  1131     0      0      0  100  1  ║ 
║283    8  80  x 25   0   0  196 197 11,05 11,05  0  40   0  40     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║284    8  80  x 25   0   0  198 201 11,05 11,05 17  36  -17 -36 1038     0     0     0  1038     0      0      0  100  1  ║ 
║285    8  80  x 25   0   0  159 158 11,05 11,05 40   0  40   0  2963     0     0     0  2963     0      0      0  100  1  ║ 
║286    8  80  x 25   0   0  161 160 11,05 11,05 40   0  40   0  2788     0     0     0  2788     0      0      0  100  1  ║ 
║287    8  80  x 25   0   0  163 162 11,05 11,05 40   0  40   0  2969     0     0     0  2969     0      0      0  100  1  ║ 
║288    8  80  x 25   0   0  173 172 11,05 11,05 -40  0  -40  0  4350     0     0     0  4350     0      0      0  100  1  ║ 
║289    8  80  x 25   0   0  175 174 11,05 11,05 -40  0  -40  0  4341     0     0     0  4341     0      0      0  100  1  ║ 
║291    8  80  x 25   0   0  189 188 11,05 11,05 -40  0  -40  0  1208     0     0     0  1208     0      0      0  100  1  ║ 
║292    8  80  x 25   0   0  191 190 11,05 11,05 -40  0  -40  0  1373     0     0     0  1373     0      0      0  100  1  ║ 
║293    8  80  x 25   0   0  155 154 11,05 11,05 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║294    8  80  x 25   0   0  153 152 11,05 11,05 40   0  40   0  2873     0     0     0  2873     0      0      0  100  1  ║ 
║295    8  80  x 25   0   0  151 150 11,05 11,05 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║296    8  80  x 25   0   0  165 164 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║297    8  80  x 25   0   0  167 166 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║298    8  80  x 25   0   0  169 168 11,05 11,05 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 11.05 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║  1  606 75   1   2  11,05 11,05  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  2  606 75   3   4  11,05 11,05  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  3  606 75   5   6  11,05 11,05  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  4  606 75   7   8  11,05 11,05  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  5  606 75   9  10  11,05 11,05  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  6  606 75  11  12  11,05 11,05  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  7  606 75  13  14  11,05 11,05  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  8  606 75  15  16  11,05 11,05  0  38   0  38  3129   0    0    0  3129   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  9  606 75  17  18  11,05 11,05  0  38   0  38  4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 10  606 75  19  20  11,05 11,05  0  38   0  38  4422   0    0    0  4422   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 11  606 75  21  22  11,05 11,05  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 12  606 75  23  376 11,05 11,05  0  38   0  38  1269   0    0    0  1269   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 13  606 75  379 26  11,05 11,05  0  38   0  38  1302   0    0    0  1302   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 14  606 75  27  28  11,05 11,05  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 15  606 75  29  381 11,05 11,05  0  38   0  38  4286   0    0    0  4286   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 16  606 75  380 32  11,05 11,05  0  38   0  38  4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 17  606 75  33  34  11,05 11,05  0  -38  0  -38 3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  606 75  35  36  11,05 11,05  0  -38  0  -38 1786   0    0    0  1786   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  601 85  37  38  11,05 11,05  0  -43  0  -43 3185   0    0    0  3185   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  602 60  39  40  11,05 11,05  0  -30  0  -30 3257   0    0    0  3257   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 21  602 60  41  42  11,05 11,05  0  -30  0  -30 3258   0    0    0  3258   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 22  606 75  43  44  11,05 11,05  0  -38  0  -38 1428   0    0    0  1428   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  606 75  45  46  11,05 11,05  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  606 75  47  48  11,05 11,05  0  -38  0  -38 3599   0    0    0  3599   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  606 75  49  50  11,05 11,05  0  38   0  38  3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  606 75  51  52  11,05 11,05  0  38   0  38  1787   0    0    0  1787   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 27  606 75  53  54  11,05 11,05  0  38   0  38  3201   0    0    0  3201   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 28  606 75  55  56  11,05 11,05  0  38   0  38  3142   0    0    0  3142   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 29  606 75  57  58  11,05 11,05  0  38   0  38  1048   0    0    0  1048   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 30  606 75  59  60  11,05 11,05  0  38   0  38  1379   0    0    0  1379   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 31  606 75  61  62  11,05 11,05  0  38   0  38  3142   0    0    0  3142   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 32  606 75  63  64  11,05 11,05  0  38   0  38  2473   0    0    0  2473   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  606 75  65  66  11,05 11,05  0  38   0  38  1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  606 75  67  68  11,05 11,05  0  38   0  38  3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 35  606 75  69  382 11,05 11,05  0  -38  0  -38 4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 36  606 75  383 72  11,05 11,05  0  -38  0  -38 4029   0    0    0  4029   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  606 75  73  74  11,05 11,05  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 38  606 75  75  76  11,05 11,05  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 39  606 75  77  78  11,05 11,05  0  -38  0  -38 115    0    0    0  115    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 40  606 75  79  80  11,05 11,05  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  606 75  81  389 11,05 11,05  0  -38  0  -38 4553   0    0    0  4553   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 42  606 75  390 84  11,05 11,05  0  -38  0  -38 4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 43  606 75  85  384 11,05 11,05  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 44  606 75  87  88  11,05 11,05  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 45  606 75  392 90  11,05 11,05  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 46  606 75  91  92  11,05 11,05  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 47  606 75  93  94  11,05 11,05  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 48  606 75  95  96  11,05 11,05  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  606 75  97  102 11,05 11,05  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  606 75  364 194 11,05 11,05 38   0  38   0  2579   0    0    0  2579   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 54  606 75  371 201 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2579   0    0    0  2579   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 56  606 75  181 372 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 57  606 75  206 373 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 58  606 75  377 378 11,05 11,05  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 61  606 75  385 86  11,05 11,05  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 62  606 75  386 330 11,05 11,05  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 65  601 85   5  128 11,05 11,05 43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 66  606 75  129 130 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 67  606 75  131 132 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 68  606 75  133 134 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 69  606 75  135 136 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  606 75  137 138 11,05 11,05 38   0  38   0  655    0    0    0  655    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  606 75  139 140 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 72  606 75  141 142 11,05 11,05 38   0  38   0  570    0    0    0  570    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 73  606 75  143 144 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 74  606 75  145 146 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 75  606 75  147 148 11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 76  606 75  149 85  11,05 11,05 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 77  606 75   1  150 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 78  606 75  151 152 11,05 11,05 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 79  606 75  153 154 11,05 11,05 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 80  606 75  155 156 11,05 11,05 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 81  606 75  157 158 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 82  606 75  159 160 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 83  606 75  161 162 11,05 11,05 38   0  38   0  2984   0    0    0  2984   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 84  606 75  163 91  11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 85  606 75   2  164 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 86  606 75  165 166 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2928   0    0    0  2928   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 87  606 75  167 168 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 88  606 75  169 170 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 89  606 75  171 172 11,05 11,05 -38  0  -38  0  4373   0    0    0  4373   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 90  606 75  173 174 11,05 11,05 -38  0  -38  0  4304   0    0    0  4304   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 91  606 75  175 387 11,05 11,05 -38  0  -38  0  4188   0    0    0  4188   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 92  606 75  10  177 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 93  606 75  178 179 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 94  606 75  180 38  11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 95  606 75  374 182 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 96  606 75  183 184 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 97  606 75  185 188 11,05 11,05 -38  0  -38  0  1236   0    0    0  1236   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 98  606 75  388 176 11,05 11,05 -38  0  -38  0  4367   0    0    0  4367   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 99  606 75  189 190 11,05 11,05 -38  0  -38  0  1391   0    0    0  1391   0     0     0  100    0     0  ║ 
║100  606 75  191 94  11,05 11,05 -38  0  -38  0  1388   0    0    0  1388   0     0     0  100    0     0  ║ 
║101  606 75  192 39  11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║102  606 75  193 363 11,05 11,05 38   0  38   0  2588   0    0    0  2588   0     0     0  100    0     0  ║ 
║103  606 75  195 196 11,05 11,05 -16 34  -16 34  297    0    0    0  297    0     0     0  100    0     0  ║ 
║104  606 75  197 198 11,05 11,05 18  33  18  33  332    0    0    0  332    0     0     0  100    0     0  ║ 
║105  606 75  199 42  11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║106  606 75  200 370 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2588   0    0    0  2588   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

23 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 11.05 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║107  606 75  11  202 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║108  606 75  203 204 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║109  606 75  205 43  11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║110  606 75  375 207 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║111  606 75  208 209 11,05 11,05 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║112  606 75  210 396 11,05 11,05 38   0  38   0  1234   0    0    0  1234   0     0     0  100    0     0  ║ 
║113  606 75  393 95  11,05 11,05 38   0  38   0  1348   0    0    0  1348   0     0     0  100    0     0  ║ 
║116  606 75  89  391 11,05 11,05  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║118  606 75   3  220 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║119  606 75  221 222 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║120  606 75  223 224 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║121  606 75  225 226 11,05 11,05 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║122  606 75  227 228 11,05 11,05 38   0  38   0  4333   0    0    0  4333   0     0     0  100    0     0  ║ 
║123  606 75  229 230 11,05 11,05 38   0  38   0  4233   0    0    0  4233   0     0     0  100    0     0  ║ 
║124  606 75  231 397 11,05 11,05 38   0  38   0  4333   0    0    0  4333   0     0     0  100    0     0  ║ 
║125  606 75  232 234 11,05 11,05 38   0  38   0  4326   0    0    0  4326   0     0     0  100    0     0  ║ 
║126  606 75   4  235 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║127  606 75  236 237 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║128  606 75  238 239 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║129  606 75  240 241 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║130  606 75  242 243 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║131  606 75  244 245 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║132  606 75  246 247 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2983   0    0    0  2983   0     0     0  100    0     0  ║ 
║133  606 75  248 102 11,05 11,05 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║134  606 75  16  249 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║135  606 75  250 251 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║136  606 75  252 253 11,05 11,05 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║137  606 75  254 255 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  606 75  256 257 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  606 75  258 259 11,05 11,05 -38  0  -38  0  1014   0    0    0  1014   0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  606 75  260 261 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  606 75  262 263 11,05 11,05 -38  0  -38  0  582    0    0    0  582    0     0     0  100    0     0  ║ 
║142  606 75  264 265 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║143  606 75  266 267 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║144  606 75  268 269 11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║145  606 75  270 90  11,05 11,05 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║147  606 75  395 394 11,05 11,05 38   0  38   0  1353   0    0    0  1353   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║ 49    8  80  x 25   0   0  92  93  15,95 15,95  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 50    8  80  x 25   0   0  96  97  15,95 15,95  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 53    8  80  x 25   0   0  363 364 15,95 15,95 40   0  40   0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 55    8  80  x 25   0   0  370 371 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 59    8  80  x 25   0   0  378 379 15,95 15,95  0  40   0  40  1831     0     0     0  1831     0      0      0  100  1  ║ 
║ 60    8  80  x 25   0   0  382 383 15,95 15,95  0  -40  0  -40 4881     0     0     0  4881     0      0      0  100  1  ║ 
║ 63    8  80  x 25   0   0  384 385 15,95 15,95  0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║ 64    8  80  x 25   0   0  171 386 15,95 15,95  0  40   0  40  2857     0     0     0  2857     0      0      0  100  1  ║ 
║114    8  80  x 25   0   0  388 387 15,95 15,95 -40  0  -40  0  4355     0     0     0  4355     0      0      0  100  1  ║ 
║115    8  80  x 25   0   0  389 390 15,95 15,95  0  -40  0  -40 4881     0     0     0  4881     0      0      0  100  1  ║ 
║117    8  80  x 25   0   0  88  89  15,95 15,95  0  -40  0  -40 3110     0     0     0  3110     0      0      0  100  1  ║ 
║146    8  80  x 25   0   0  391 392 15,95 15,95  0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║148    8  80  x 25   0   0  395 396 15,95 15,95 40   0  40   0  1337     0     0     0  1337     0      0      0  100  1  ║ 
║149    8  80  x 25   0   0  393 394 15,95 15,95 40   0  40   0  1332     0     0     0  1332     0      0      0  100  1  ║ 
║150    8  80  x 25   0   0  185 184 15,95 15,95 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║151    8  80  x 25   0   0  183 182 15,95 15,95 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║152    8  80  x 25   0   0  210 209 15,95 15,95 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║153    8  80  x 25   0   0  208 207 15,95 15,95 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║154    8  80  x 25   0   0  203 202 15,95 15,95 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║155    8  80  x 25   0   0  178 177 15,95 15,95 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║192    3  50  x 50   0   0  321 85  15,95 15,95  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║193    3  50  x 50   0   0  314  5  15,95 15,95  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║194    3  50  x 50   0   0  314 315 15,95 15,95  0   0   0   0   902   750     0     0  1652     0      0      0  100  1  ║ 
║195    3  50  x 50   0   0  315 316 15,95 15,95  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║196    3  50  x 50   0   0  316 317 15,95 15,95  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║197    3  50  x 50   0   0  317 318 15,95 15,95  0   0   0   0   798   750     0     0  1548     0      0      0  100  1  ║ 
║198    3  50  x 50   0   0  318 319 15,95 15,95  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║199    3  50  x 50   0   0  319 320 15,95 15,95  0   0   0   0   657   750     0     0  1407     0      0      0  100  1  ║ 
║200    3  50  x 50   0   0  320 321 15,95 15,95  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║201    3  50  x 50   0   0  90  329 15,95 15,95  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║202    3  50  x 50   0   0  16  322 15,95 15,95  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║203    3  50  x 50   0   0  322 323 15,95 15,95  0   0   0   0   885   750     0     0  1635     0      0      0  100  1  ║ 
║204    3  50  x 50   0   0  323 324 15,95 15,95  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║205    3  50  x 50   0   0  324 325 15,95 15,95  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║206    3  50  x 50   0   0  325 326 15,95 15,95  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║207    3  50  x 50   0   0  326 327 15,95 15,95  0   0   0   0   999   750     0     0  1749     0      0      0  100  1  ║ 
║208    3  50  x 50   0   0  327 328 15,95 15,95  0   0   0   0   729   750     0     0  1479     0      0      0  100  1  ║ 
║209    3  50  x 50   0   0  328 329 15,95 15,95  0   0   0   0  1000   750     0     0  1750     0      0      0  100  1  ║ 
║211    8  80  x 25   0   0  232 397 15,95 15,95 40   0  40   0  4316     0     0     0  4316     0      0      0  100  1  ║ 
║212    8  80  x 25   0   0  231 230 15,95 15,95 40   0  40   0  4300     0     0     0  4300     0      0      0  100  1  ║ 
║213    8  80  x 25   0   0  229 228 15,95 15,95 40   0  40   0  4310     0     0     0  4310     0      0      0  100  1  ║ 
║214    8  80  x 25   0   0  248 247 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2968     0     0     0  2968     0      0      0  100  1  ║ 
║215    8  80  x 25   0   0  246 245 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2963     0     0     0  2963     0      0      0  100  1  ║ 
║216    8  80  x 25   0   0  244 243 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2788     0     0     0  2788     0      0      0  100  1  ║ 
║219    8  80  x 25   0   0  44  45  15,95 15,95  0  -40  0  -40 3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  15,95 15,95  0  -40  0  -40 3593     0     0     0  3593     0      0      0  100  1  ║ 
║221    8  80  x 25   0   0  64  65  15,95 15,95  0  40   0  40  3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  15,95 15,95  0  40   0  40  3590     0     0     0  3590     0      0      0  100  1  ║ 
║223    8  80  x 25   0   0  381 380 15,95 15,95  0  40   0  40  4890     0     0     0  4890     0      0      0  100  1  ║ 
║224    8  80  x 25   0   0  12  13  15,95 15,95  0  40   0  40  2302     0     0     0  2302     0      0      0  100  1  ║ 
║225    8  80  x 25   0   0  14  15  15,95 15,95  0  40   0  40   848     0     0     0   848     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║226    8  80  x 25   0   0  225 224 15,95 15,95 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║227    8  80  x 25   0   0  223 222 15,95 15,95 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║228    8  80  x 25   0   0  221 220 15,95 15,95 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║229    8  80  x 25   0   0  270 269 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║230    8  80  x 25   0   0  268 267 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║231    8  80  x 25   0   0  266 265 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║232    8  80  x 25   0   0  264 263 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║233    8  80  x 25   0   0  262 261 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║235    8  80  x 25   0   0  258 257 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║236    8  80  x 25   0   0  256 255 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║237    8  80  x 25   0   0  254 253 15,95 15,95 -40  0  -40  0   835     0     0     0   835     0      0      0  100  1  ║ 
║238    8  80  x 25   0   0  252 251 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║239    8  80  x 25   0   0  250 249 15,95 15,95 -40  0  -40  0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║240    8  80  x 25   0   0  240 239 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║241    8  80  x 25   0   0  238 237 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║242    8  80  x 25   0   0  236 235 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  15,95 15,95  0  40   0  40  3591     0     0     0  3591     0      0      0  100  1  ║ 
║244    8  80  x 25   0   0  52  53  15,95 15,95  0  40   0  40  3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║245    8  80  x 25   0   0  54  55  15,95 15,95  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║246    8  80  x 25   0   0  56  57  15,95 15,95  0  40   0  40  1760     0     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║247    8  80  x 25   0   0  58  59  15,95 15,95  0  40   0  40  1360     0     0     0  1360     0      0      0  100  1  ║ 
║248    8  80  x 25   0   0  60  61  15,95 15,95  0  40   0  40  3121     0     0     0  3121     0      0      0  100  1  ║ 
║249    8  80  x 25   0   0  62  63  15,95 15,95  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║250    8  80  x 25   0   0  18  19  15,95 15,95  0  40   0  40  4883     0     0     0  4883     0      0      0  100  1  ║ 
║251    8  80  x 25   0   0  20  21  15,95 15,95  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║252    8  80  x 25   0   0  22  23  15,95 15,95  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║253    8  80  x 25   0   0  376 377 15,95 15,95  0  40   0  40  1828     0     0     0  1828     0      0      0  100  1  ║ 
║254    8  80  x 25   0   0  26  27  15,95 15,95  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║255    8  80  x 25   0   0  28  29  15,95 15,95  0  40   0  40  1840     0     0     0  1840     0      0      0  100  1  ║ 
║257    8  80  x 25   0   0  72  73  15,95 15,95  0  -40  0  -40 1763     0     0     0  1763     0      0      0  100  1  ║ 
║258    8  80  x 25   0   0  74  75  15,95 15,95  0  -40  0  -40 1451     0     0     0  1451     0      0      0  100  1  ║ 
║259    8  80  x 25   0   0  78  79  15,95 15,95  0  -40  0  -40 1764     0     0     0  1764     0      0      0  100  1  ║ 
║260    8  80  x 25   0   0  80  81  15,95 15,95  0  -40  0  -40 1763     0     0     0  1763     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  15,95 15,95  0  -40  0  -40 3592     0     0     0  3592     0      0      0  100  1  ║ 
║262    8  80  x 25   0   0  36  37  15,95 15,95  0  -40  0  -40 3210     0     0     0  3210     0      0      0  100  1  ║ 
║263   27  40  x 70   0   0  38  39  15,95 15,95  0  -20  0  -20 2684     0     0     0  2684     0      0      0  100  1  ║ 
║264   27  40  x 70   0   0  40  41  15,95 15,95  0  -20  0  -20 3003     0     0     0  3003     0      0      0  100  1  ║ 
║265   27  40  x 70   0   0  42  43  15,95 15,95  0  -20  0  -20 2894     0     0     0  2894     0      0      0  100  1  ║ 
║266    8  80  x 25   0   0  205 204 15,95 15,95 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║267    8  80  x 25   0   0  180 179 15,95 15,95 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║268    8  80  x 25   0   0   6   7  15,95 15,95  0  40   0  40  2870     0     0     0  2870     0      0      0  100  1  ║ 
║269    8  80  x 25   0   0   8   9  15,95 15,95  0  40   0  40  2302     0     0     0  2302     0      0      0  100  1  ║ 
║270    8  80  x 25   0   0  149 148 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║271    8  80  x 25   0   0  147 146 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║272    8  80  x 25   0   0  145 144 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║273    8  80  x 25   0   0  143 142 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║274    8  80  x 25   0   0  141 140 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║275    8  80  x 25   0   0  139 138 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║276    8  80  x 25   0   0  137 136 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║277    8  80  x 25   0   0  135 134 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║278    8  80  x 25   0   0  133 132 15,95 15,95 40   0  40   0   877     0     0     0   877     0      0      0  100  1  ║ 
║279    8  80  x 25   0   0  131 130 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║280    8  80  x 25   0   0  129 128 15,95 15,95 40   0  40   0   960     0     0     0   960     0      0      0  100  1  ║ 
║282    8  80  x 25   0   0  194 195 15,95 15,95 19  -35 -19 35  1131     0     0     0  1131     0      0      0  100  1  ║ 
║283    8  80  x 25   0   0  196 197 15,95 15,95  0  40   0  40     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║284    8  80  x 25   0   0  198 201 15,95 15,95 17  36  -17 -36 1038     0     0     0  1038     0      0      0  100  1  ║ 
║285    8  80  x 25   0   0  159 158 15,95 15,95 40   0  40   0  2963     0     0     0  2963     0      0      0  100  1  ║ 
║286    8  80  x 25   0   0  161 160 15,95 15,95 40   0  40   0  2788     0     0     0  2788     0      0      0  100  1  ║ 
║287    8  80  x 25   0   0  163 162 15,95 15,95 40   0  40   0  2969     0     0     0  2969     0      0      0  100  1  ║ 
║288    8  80  x 25   0   0  173 172 15,95 15,95 -40  0  -40  0  4350     0     0     0  4350     0      0      0  100  1  ║ 
║289    8  80  x 25   0   0  175 174 15,95 15,95 -40  0  -40  0  4341     0     0     0  4341     0      0      0  100  1  ║ 
║291    8  80  x 25   0   0  189 188 15,95 15,95 -40  0  -40  0  1208     0     0     0  1208     0      0      0  100  1  ║ 
║292    8  80  x 25   0   0  191 190 15,95 15,95 -40  0  -40  0  1373     0     0     0  1373     0      0      0  100  1  ║ 
║293    8  80  x 25   0   0  155 154 15,95 15,95 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║294    8  80  x 25   0   0  153 152 15,95 15,95 40   0  40   0  2873     0     0     0  2873     0      0      0  100  1  ║ 
║295    8  80  x 25   0   0  151 150 15,95 15,95 40   0  40   0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║296    8  80  x 25   0   0  165 164 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║297    8  80  x 25   0   0  167 166 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
║298    8  80  x 25   0   0  169 168 15,95 15,95 -40  0  -40  0  2960     0     0     0  2960     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║  1  606 75   1   2  15,95 15,95  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  2  606 75   3   4  15,95 15,95  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  3  606 75   5   6  15,95 15,95  0  38   0  38  3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  4  606 75   7   8  15,95 15,95  0  38   0  38  2318   0    0    0  2318   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  5  606 75   9  10  15,95 15,95  0  38   0  38  2318   0    0    0  2318   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  6  606 75  11  12  15,95 15,95  0  38   0  38  2318   0    0    0  2318   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  7  606 75  13  14  15,95 15,95  0  38   0  38  2318   0    0    0  2318   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  8  606 75  15  16  15,95 15,95  0  38   0  38  3129   0    0    0  3129   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  9  606 75  17  18  15,95 15,95  0  38   0  38  4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 10  606 75  19  20  15,95 15,95  0  38   0  38  3643   0    0    0  3643   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 11  606 75  21  22  15,95 15,95  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 12  606 75  23  376 15,95 15,95  0  38   0  38  1269   0    0    0  1269   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 13  606 75  379 26  15,95 15,95  0  38   0  38  1302   0    0    0  1302   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 14  606 75  27  28  15,95 15,95  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 15  606 75  29  381 15,95 15,95  0  38   0  38  3172   0    0    0  3172   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 16  606 75  380 32  15,95 15,95  0  38   0  38  4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 17  606 75  33  34  15,95 15,95  0  -38  0  -38 3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  606 75  35  36  15,95 15,95  0  -38  0  -38 1786   0    0    0  1786   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  601 85  37  38  15,95 15,95  0  -43  0  -43 3185   0    0    0  3185   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  602 60  39  40  15,95 15,95  0  -30  0  -30 3257   0    0    0  3257   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║ 21  602 60  41  42  15,95 15,95  0  -30  0  -30 3258   0    0    0  3258   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 22  606 75  43  44  15,95 15,95  0  -38  0  -38 1428   0    0    0  1428   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  606 75  45  46  15,95 15,95  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  606 75  47  48  15,95 15,95  0  -38  0  -38 3599   0    0    0  3599   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  606 75  49  50  15,95 15,95  0  38   0  38  3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  606 75  51  52  15,95 15,95  0  38   0  38  1787   0    0    0  1787   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 27  606 75  53  54  15,95 15,95  0  38   0  38  3201   0    0    0  3201   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 28  606 75  55  56  15,95 15,95  0  38   0  38  3142   0    0    0  3142   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 29  606 75  57  58  15,95 15,95  0  38   0  38  1048   0    0    0  1048   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 30  606 75  59  60  15,95 15,95  0  38   0  38  1379   0    0    0  1379   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 31  606 75  61  62  15,95 15,95  0  38   0  38  3142   0    0    0  3142   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 32  606 75  63  64  15,95 15,95  0  38   0  38  2473   0    0    0  2473   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  606 75  65  66  15,95 15,95  0  38   0  38  1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  606 75  67  68  15,95 15,95  0  38   0  38  3600   0    0    0  3600   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 35  606 75  69  382 15,95 15,95  0  -38  0  -38 4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 36  606 75  383 72  15,95 15,95  0  -38  0  -38 4029   0    0    0  4029   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  606 75  73  74  15,95 15,95  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 38  606 75  75  76  15,95 15,95  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 39  606 75  77  78  15,95 15,95  0  -38  0  -38 115    0    0    0  115    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 40  606 75  79  80  15,95 15,95  0  -38  0  -38 1788   0    0    0  1788   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  606 75  81  389 15,95 15,95  0  -38  0  -38 4553   0    0    0  4553   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 42  606 75  390 84  15,95 15,95  0  -38  0  -38 4915   0    0    0  4915   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 43  606 75  85  384 15,95 15,95  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 44  606 75  87  88  15,95 15,95  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 45  606 75  392 90  15,95 15,95  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 46  606 75  91  92  15,95 15,95  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 47  606 75  93  94  15,95 15,95  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 48  606 75  95  96  15,95 15,95  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  606 75  97  102 15,95 15,95  0  -38  0  -38   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  606 75  364 194 15,95 15,95 38   0  38   0  2579   0    0    0  2579   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 54  606 75  371 201 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2579   0    0    0  2579   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 56  606 75  181 372 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 57  606 75  206 373 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 58  606 75  377 378 15,95 15,95  0  38   0  38  1857   0    0    0  1857   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 61  606 75  385 86  15,95 15,95  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 62  606 75  386 330 15,95 15,95  0  38   0  38    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 65  601 85   5  128 15,95 15,95 43   0  43   0  962    0    0    0  962    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 66  606 75  129 130 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 67  606 75  131 132 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 68  606 75  133 134 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 69  606 75  135 136 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  606 75  137 138 15,95 15,95 38   0  38   0  655    0    0    0  655    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  606 75  139 140 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 72  606 75  141 142 15,95 15,95 38   0  38   0  570    0    0    0  570    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 73  606 75  143 144 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 74  606 75  145 146 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 75  606 75  147 148 15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 76  606 75  149 85  15,95 15,95 38   0  38   0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 77  606 75   1  150 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 78  606 75  151 152 15,95 15,95 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 79  606 75  153 154 15,95 15,95 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 80  606 75  155 156 15,95 15,95 38   0  38   0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 81  606 75  157 158 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 82  606 75  159 160 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 83  606 75  161 162 15,95 15,95 38   0  38   0  2984   0    0    0  2984   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 84  606 75  163 91  15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 85  606 75   2  164 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 86  606 75  165 166 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2928   0    0    0  2928   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 87  606 75  167 168 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2987   0    0    0  2987   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 88  606 75  169 170 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 89  606 75  171 172 15,95 15,95 -38  0  -38  0  4373   0    0    0  4373   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 90  606 75  173 174 15,95 15,95 -38  0  -38  0  4304   0    0    0  4304   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 91  606 75  175 387 15,95 15,95 -38  0  -38  0  4188   0    0    0  4188   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 92  606 75  10  177 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 93  606 75  178 179 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 94  606 75  180 38  15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 95  606 75  374 182 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 96  606 75  183 184 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 97  606 75  185 188 15,95 15,95 -38  0  -38  0  1236   0    0    0  1236   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 98  606 75  388 176 15,95 15,95 -38  0  -38  0  4367   0    0    0  4367   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 99  606 75  189 190 15,95 15,95 -38  0  -38  0  1391   0    0    0  1391   0     0     0  100    0     0  ║ 
║100  606 75  191 94  15,95 15,95 -38  0  -38  0  1388   0    0    0  1388   0     0     0  100    0     0  ║ 
║101  606 75  192 39  15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║102  606 75  193 363 15,95 15,95 38   0  38   0  2588   0    0    0  2588   0     0     0  100    0     0  ║ 
║103  606 75  195 196 15,95 15,95 -16 34  -16 34  297    0    0    0  297    0     0     0  100    0     0  ║ 
║104  606 75  197 198 15,95 15,95 18  33  18  33  332    0    0    0  332    0     0     0  100    0     0  ║ 
║105  606 75  199 42  15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║106  606 75  200 370 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2588   0    0    0  2588   0     0     0  100    0     0  ║ 
║107  606 75  11  202 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║108  606 75  203 204 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║109  606 75  205 43  15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║110  606 75  375 207 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║111  606 75  208 209 15,95 15,95 38   0  38   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║112  606 75  210 396 15,95 15,95 38   0  38   0  1234   0    0    0  1234   0     0     0  100    0     0  ║ 
║113  606 75  393 95  15,95 15,95 38   0  38   0  1348   0    0    0  1348   0     0     0  100    0     0  ║ 
║116  606 75  89  391 15,95 15,95  0  -38  0  -38 3128   0    0    0  3128   0     0     0  100    0     0  ║ 
║118  606 75   3  220 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║119  606 75  221 222 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║120  606 75  223 224 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║121  606 75  225 226 15,95 15,95 38   0  38   0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║122  606 75  227 228 15,95 15,95 38   0  38   0  4333   0    0    0  4333   0     0     0  100    0     0  ║ 
║123  606 75  229 230 15,95 15,95 38   0  38   0  4233   0    0    0  4233   0     0     0  100    0     0  ║ 
║124  606 75  231 397 15,95 15,95 38   0  38   0  4333   0    0    0  4333   0     0     0  100    0     0  ║ 
║125  606 75  232 234 15,95 15,95 38   0  38   0  4326   0    0    0  4326   0     0     0  100    0     0  ║ 
║126  606 75   4  235 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║127  606 75  236 237 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║128  606 75  238 239 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║129  606 75  240 241 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

26 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 15.95 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║130  606 75  242 243 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║131  606 75  244 245 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║132  606 75  246 247 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2983   0    0    0  2983   0     0     0  100    0     0  ║ 
║133  606 75  248 102 15,95 15,95 -38  0  -38  0  2988   0    0    0  2988   0     0     0  100    0     0  ║ 
║134  606 75  16  249 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║135  606 75  250 251 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║136  606 75  252 253 15,95 15,95 -38  0  -38  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║137  606 75  254 255 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  606 75  256 257 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  606 75  258 259 15,95 15,95 -38  0  -38  0  1014   0    0    0  1014   0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  606 75  260 261 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  606 75  262 263 15,95 15,95 -38  0  -38  0  582    0    0    0  582    0     0     0  100    0     0  ║ 
║142  606 75  264 265 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║143  606 75  266 267 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║144  606 75  268 269 15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║145  606 75  270 90  15,95 15,95 -38  0  -38  0  957    0    0    0  957    0     0     0  100    0     0  ║ 
║147  606 75  395 394 15,95 15,95 38   0  38   0  1353   0    0    0  1353   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 20.85 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║ 50    8  80  x 25   0   0  400 401 20,85 20,85  0  -40  0  -40 1176     0     0     0  1176     0      0      0  100  1  ║ 
║ 53    8  80  x 25   0   0  363 364 20,85 20,85 40   0  40   0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 55    8  80  x 25   0   0  370 371 20,85 20,85 -40  0  -40  0  2560     0     0     0  2560     0      0      0  100  1  ║ 
║ 59    8  80  x 25   0   0  378 379 20,85 20,85  0  40   0  40  3123     0     0     0  3123     0      0      0  100  1  ║ 
║ 60    8  80  x 25   0   0  382 383 20,85 20,85  0  -40  0  -40 4884     0     0     0  4884     0      0      0  100  1  ║ 
║ 63    8  80  x 25   0   0  384 385 20,85 20,85  0  -40  0  -40 3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║ 64    8  80  x 25   0   0  171 386 20,85 20,85  0  40   0  40  2829     0     0     0  2829     0      0      0  100  1  ║ 
║ 92    8  80  x 25   0   0  405 404 20,85 20,85 -40  0  -40  0   882     0     0     0   882     0      0      0  100  1  ║ 
║103    8  80  x 25   0   0  402 403 20,85 20,85  0  -40  0  -40 1293     0     0     0  1293     0      0      0  100  1  ║ 
║104    8  80  x 25   0   0  407 406 20,85 20,85 -40  0  -40  0   831     0     0     0   831     0      0      0  100  1  ║ 
║107    8  80  x 25   0   0  417 416 20,85 20,85 40   0  40   0   864     0     0     0   864     0      0      0  100  1  ║ 
║114    8  80  x 25   0   0  388 387 20,85 20,85 -40  0  -40  0  4402     0     0     0  4402     0      0      0  100  1  ║ 
║115    8  80  x 25   0   0  389 390 20,85 20,85  0  -40  0  -40 4883     0     0     0  4883     0      0      0  100  1  ║ 
║117    8  80  x 25   0   0  88  89  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3080     0     0     0  3080     0      0      0  100  1  ║ 
║146    8  80  x 25   0   0  391 392 20,85 20,85  0  -40  0  -40 3119     0     0     0  3119     0      0      0  100  1  ║ 
║148    8  80  x 25   0   0  395 396 20,85 20,85 40   0  40   0  2424     0     0     0  2424     0      0      0  100  1  ║ 
║149    8  80  x 25   0   0  393 394 20,85 20,85 40   0  40   0  2402     0     0     0  2402     0      0      0  100  1  ║ 
║150    8  80  x 25   0   0  415 414 20,85 20,85 40   0  40   0   917     0     0     0   917     0      0      0  100  1  ║ 
║151    8  80  x 25   0   0  185 184 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1258     0     0     0  1258     0      0      0  100  1  ║ 
║152    8  80  x 25   0   0  183 182 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1257     0     0     0  1257     0      0      0  100  1  ║ 
║153    8  80  x 25   0   0  210 209 20,85 20,85 40   0  40   0  1207     0     0     0  1207     0      0      0  100  1  ║ 
║154    8  80  x 25   0   0  208 207 20,85 20,85 40   0  40   0  1282     0     0     0  1282     0      0      0  100  1  ║ 
║155    8  80  x 25   0   0  92  93  20,85 20,85  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║156    8  80  x 25   0   0  96  97  20,85 20,85  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║157    8  80  x 25   0   0  374 372 20,85 20,85 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║158    8  80  x 25   0   0  375 373 20,85 20,85 40   0  40   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║192    3  50  x 50   0   0  321 85  20,85 20,85  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║193    3  50  x 50   0   0  314  5  20,85 20,85  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║194    3  50  x 50   0   0  314 315 20,85 20,85  0   0   0   0   883   750     0     0  1633     0      0      0  100  1  ║ 
║195    3  50  x 50   0   0  315 316 20,85 20,85  0   0   0   0   721   750     0     0  1471     0      0      0  100  1  ║ 
║196    3  50  x 50   0   0  316 317 20,85 20,85  0   0   0   0   718   750     0     0  1468     0      0      0  100  1  ║ 
║197    3  50  x 50   0   0  317 318 20,85 20,85  0   0   0   0   577   750     0     0  1327     0      0      0  100  1  ║ 
║198    3  50  x 50   0   0  318 319 20,85 20,85  0   0   0   0   718   750     0     0  1468     0      0      0  100  1  ║ 
║199    3  50  x 50   0   0  319 320 20,85 20,85  0   0   0   0   478   750     0     0  1228     0      0      0  100  1  ║ 
║200    3  50  x 50   0   0  320 321 20,85 20,85  0   0   0   0   721   750     0     0  1471     0      0      0  100  1  ║ 
║201    3  50  x 50   0   0  90  329 20,85 20,85  0  -25  0  -25    0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║202    3  50  x 50   0   0  16  322 20,85 20,85  0  25   0  25     0   750     0     0   750     0      0      0  100  1  ║ 
║203    3  50  x 50   0   0  322 323 20,85 20,85  0   0   0   0   638   750     0     0  1388     0      0      0  100  1  ║ 
║204    3  50  x 50   0   0  323 324 20,85 20,85  0   0   0   0   721   750     0     0  1471     0      0      0  100  1  ║ 
║205    3  50  x 50   0   0  324 325 20,85 20,85  0   0   0   0   717   750     0     0  1467     0      0      0  100  1  ║ 
║206    3  50  x 50   0   0  325 326 20,85 20,85  0   0   0   0   719   750     0     0  1469     0      0      0  100  1  ║ 
║207    3  50  x 50   0   0  326 327 20,85 20,85  0   0   0   0   717   750     0     0  1467     0      0      0  100  1  ║ 
║208    3  50  x 50   0   0  327 328 20,85 20,85  0   0   0   0   529   750     0     0  1279     0      0      0  100  1  ║ 
║209    3  50  x 50   0   0  328 329 20,85 20,85  0   0   0   0   721   750     0     0  1471     0      0      0  100  1  ║ 
║211    8  80  x 25   0   0  232 397 20,85 20,85 40   0  40   0  4364     0     0     0  4364     0      0      0  100  1  ║ 
║212    8  80  x 25   0   0  231 230 20,85 20,85 40   0  40   0  4300     0     0     0  4300     0      0      0  100  1  ║ 
║213    8  80  x 25   0   0  229 228 20,85 20,85 40   0  40   0  4340     0     0     0  4340     0      0      0  100  1  ║ 
║214    8  80  x 25   0   0  248 247 20,85 20,85 -40  0  -40  0  4086     0     0     0  4086     0      0      0  100  1  ║ 
║215    8  80  x 25   0   0  246 245 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3970     0     0     0  3970     0      0      0  100  1  ║ 
║216    8  80  x 25   0   0  244 243 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3900     0     0     0  3900     0      0      0  100  1  ║ 
║219    8  80  x 25   0   0  44  45  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3240     0     0     0  3240     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3602     0     0     0  3602     0      0      0  100  1  ║ 
║221    8  80  x 25   0   0  64  65  20,85 20,85  0  40   0  40  3240     0     0     0  3240     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  20,85 20,85  0  40   0  40  3591     0     0     0  3591     0      0      0  100  1  ║ 
║223    8  80  x 25   0   0  381 380 20,85 20,85  0  40   0  40  4921     0     0     0  4921     0      0      0  100  1  ║ 
║225    8  80  x 25   0   0  14  15  20,85 20,85  0  40   0  40   848     0     0     0   848     0      0      0  100  1  ║ 
║226    8  80  x 25   0   0  225 224 20,85 20,85 40   0  40   0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
║227    8  80  x 25   0   0  223 222 20,85 20,85 40   0  40   0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
║228    8  80  x 25   0   0  221 220 20,85 20,85 40   0  40   0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
║229    8  80  x 25   0   0  270 269 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1970     0     0     0  1970     0      0      0  100  1  ║ 
║230    8  80  x 25   0   0  268 267 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1980     0     0     0  1980     0      0      0  100  1  ║ 
║231    8  80  x 25   0   0  266 265 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1978     0     0     0  1978     0      0      0  100  1  ║ 
║232    8  80  x 25   0   0  264 263 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1863     0     0     0  1863     0      0      0  100  1  ║ 
║233    8  80  x 25   0   0  262 261 20,85 20,85 -40  0  -40  0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 20,85 20,85 -40  0  -40  0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║235    8  80  x 25   0   0  258 257 20,85 20,85 -40  0  -40  0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║236    8  80  x 25   0   0  256 255 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1605     0     0     0  1605     0      0      0  100  1  ║ 
║237    8  80  x 25   0   0  254 253 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1525     0     0     0  1525     0      0      0  100  1  ║ 
║238    8  80  x 25   0   0  252 251 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1613     0     0     0  1613     0      0      0  100  1  ║ 
║239    8  80  x 25   0   0  250 249 20,85 20,85 -40  0  -40  0  1529     0     0     0  1529     0      0      0  100  1  ║ 
║240    8  80  x 25   0   0  240 239 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
║241    8  80  x 25   0   0  238 237 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
║242    8  80  x 25   0   0  236 235 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3690     0     0     0  3690     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 20.85 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  20,85 20,85  0  40   0  40  3594     0     0     0  3594     0      0      0  100  1  ║ 
║244    8  80  x 25   0   0  52  53  20,85 20,85  0  40   0  40  3240     0     0     0  3240     0      0      0  100  1  ║ 
║245    8  80  x 25   0   0  54  55  20,85 20,85  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║246    8  80  x 25   0   0  56  57  20,85 20,85  0  40   0  40  1760     0     0     0  1760     0      0      0  100  1  ║ 
║247    8  80  x 25   0   0  58  59  20,85 20,85  0  40   0  40  1360     0     0     0  1360     0      0      0  100  1  ║ 
║248    8  80  x 25   0   0  60  61  20,85 20,85  0  40   0  40  3123     0     0     0  3123     0      0      0  100  1  ║ 
║249    8  80  x 25   0   0  62  63  20,85 20,85  0  40   0  40  3120     0     0     0  3120     0      0      0  100  1  ║ 
║250    8  80  x 25   0   0  18  19  20,85 20,85  0  40   0  40  4893     0     0     0  4893     0      0      0  100  1  ║ 
║251    8  80  x 25   0   0  20  21  20,85 20,85  0  40   0  40  3092     0     0     0  3092     0      0      0  100  1  ║ 
║252    8  80  x 25   0   0  22  23  20,85 20,85  0  40   0  40  3130     0     0     0  3130     0      0      0  100  1  ║ 
║253    8  80  x 25   0   0  376 377 20,85 20,85  0  40   0  40  3119     0     0     0  3119     0      0      0  100  1  ║ 
║254    8  80  x 25   0   0  26  27  20,85 20,85  0  40   0  40  3131     0     0     0  3131     0      0      0  100  1  ║ 
║255    8  80  x 25   0   0  28  29  20,85 20,85  0  40   0  40  3092     0     0     0  3092     0      0      0  100  1  ║ 
║257    8  80  x 25   0   0  72  73  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3062     0     0     0  3062     0      0      0  100  1  ║ 
║258    8  80  x 25   0   0  74  75  20,85 20,85  0  -40  0  -40 2744     0     0     0  2744     0      0      0  100  1  ║ 
║259    8  80  x 25   0   0  78  79  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3065     0     0     0  3065     0      0      0  100  1  ║ 
║260    8  80  x 25   0   0  80  81  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3024     0     0     0  3024     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3599     0     0     0  3599     0      0      0  100  1  ║ 
║262    8  80  x 25   0   0  36  37  20,85 20,85  0  -40  0  -40 3240     0     0     0  3240     0      0      0  100  1  ║ 
║263   27  40  x 70   0   0  38  39  20,85 20,85  0  -20  0  -20 2674     0     0     0  2674     0      0      0  100  1  ║ 
║264   27  40  x 70   0   0  40  41  20,85 20,85  0  -20  0  -20 3006     0     0     0  3006     0      0      0  100  1  ║ 
║265   27  40  x 70   0   0  42  43  20,85 20,85  0  -20  0  -20 2891     0     0     0  2891     0      0      0  100  1  ║ 
║268    8  80  x 25   0   0   6   7  20,85 20,85  0  40   0  40  2870     0     0     0  2870     0      0      0  100  1  ║ 
║270    8  80  x 25   0   0  149 148 20,85 20,85 40   0  40   0  1945     0     0     0  1945     0      0      0  100  1  ║ 
║271    8  80  x 25   0   0  147 146 20,85 20,85 40   0  40   0  1955     0     0     0  1955     0      0      0  100  1  ║ 
║272    8  80  x 25   0   0  145 144 20,85 20,85 40   0  40   0  1023     0     0     0  1023     0      0      0  100  1  ║ 
║273    8  80  x 25   0   0  143 142 20,85 20,85 40   0  40   0  1736     0     0     0  1736     0      0      0  100  1  ║ 
║274    8  80  x 25   0   0  141 140 20,85 20,85 40   0  40   0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║275    8  80  x 25   0   0  139 138 20,85 20,85 40   0  40   0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║276    8  80  x 25   0   0  137 136 20,85 20,85 40   0  40   0   690     0     0     0   690     0      0      0  100  1  ║ 
║277    8  80  x 25   0   0  135 134 20,85 20,85 40   0  40   0  1570     0     0     0  1570     0      0      0  100  1  ║ 
║278    8  80  x 25   0   0  133 132 20,85 20,85 40   0  40   0  1520     0     0     0  1520     0      0      0  100  1  ║ 
║279    8  80  x 25   0   0  131 130 20,85 20,85 40   0  40   0  1848     0     0     0  1848     0      0      0  100  1  ║ 
║280    8  80  x 25   0   0  129 128 20,85 20,85 40   0  40   0  1767     0     0     0  1767     0      0      0  100  1  ║ 
║285    8  80  x 25   0   0  159 158 20,85 20,85 40   0  40   0  3815     0     0     0  3815     0      0      0  100  1  ║ 
║286    8  80  x 25   0   0  161 160 20,85 20,85 40   0  40   0  3903     0     0     0  3903     0      0      0  100  1  ║ 
║287    8  80  x 25   0   0  163 162 20,85 20,85 40   0  40   0  4103     0     0     0  4103     0      0      0  100  1  ║ 
║288    8  80  x 25   0   0  173 172 20,85 20,85 -40  0  -40  0  5110     0     0     0  5110     0      0      0  100  1  ║ 
║289    8  80  x 25   0   0  175 174 20,85 20,85 -40  0  -40  0  4345     0     0     0  4345     0      0      0  100  1  ║ 
║291    8  80  x 25   0   0  189 188 20,85 20,85 -40  0  -40  0  2313     0     0     0  2313     0      0      0  100  1  ║ 
║292    8  80  x 25   0   0  191 190 20,85 20,85 -40  0  -40  0  2456     0     0     0  2456     0      0      0  100  1  ║ 
║293    8  80  x 25   0   0  155 154 20,85 20,85 40   0  40   0  3691     0     0     0  3691     0      0      0  100  1  ║ 
║294    8  80  x 25   0   0  153 152 20,85 20,85 40   0  40   0  3603     0     0     0  3603     0      0      0  100  1  ║ 
║295    8  80  x 25   0   0  151 150 20,85 20,85 40   0  40   0  3691     0     0     0  3691     0      0      0  100  1  ║ 
║296    8  80  x 25   0   0  165 164 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3691     0     0     0  3691     0      0      0  100  1  ║ 
║297    8  80  x 25   0   0  167 166 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3691     0     0     0  3691     0      0      0  100  1  ║ 
║298    8  80  x 25   0   0  169 168 20,85 20,85 -40  0  -40  0  3691     0     0     0  3691     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 20.85 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║  1  602 60   1   2  20,85 20,85  0  30   0  30    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  2  602 60   3   4  20,85 20,85  0  30   0  30    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  3  602 60   5   6  20,85 20,85  0  30   0  30  3151   0    0    0  3151   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  4  602 60   7  411 20,85 20,85  0  30   0  30  531    0    0    0  531    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  5  602 60  407 408 20,85 20,85 -30  0  -30  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  6  602 60  417 419 20,85 20,85 30   0  30   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  7  602 60  412 14  20,85 20,85  0  30   0  30    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║  8  602 60  15  16  20,85 20,85  0  30   0  30  3156   0    0    0  3156   0     0     0  100    0     0  ║ 
║  9  602 60  17  18  20,85 20,85  0  30   0  30  5018   0    0    0  5018   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 10  602 60  19  20  20,85 20,85  0  30   0  30  1676   0    0    0  1676   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 11  602 60  21  22  20,85 20,85  0  30   0  30  3230   0    0    0  3230   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 12  602 60  23  376 20,85 20,85  0  30   0  30  2617   0    0    0  2617   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 13  602 60  379 26  20,85 20,85  0  30   0  30  2654   0    0    0  2654   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 14  602 60  27  28  20,85 20,85  0  30   0  30  3229   0    0    0  3229   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 15  602 60  29  381 20,85 20,85  0  30   0  30  1588   0    0    0  1588   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 16  602 60  380 32  20,85 20,85  0  30   0  30  5020   0    0    0  5020   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 17  602 60  33  34  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3630   0    0    0  3630   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  602 60  35  36  20,85 20,85  0  -30  0  -30 1865   0    0    0  1865   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  602 60  37  38  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3260   0    0    0  3260   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  602 60  39  40  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3249   0    0    0  3249   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 21  602 60  41  42  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3252   0    0    0  3252   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 22  606 75  43  44  20,85 20,85  0  -38  0  -38 1397   0    0    0  1397   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  602 60  45  46  20,85 20,85  0  -30  0  -30 1870   0    0    0  1870   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  602 60  47  48  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3628   0    0    0  3628   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  602 60  49  50  20,85 20,85  0  30   0  30  3630   0    0    0  3630   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  602 60  51  52  20,85 20,85  0  30   0  30  1868   0    0    0  1868   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 27  602 60  53  54  20,85 20,85  0  30   0  30  3243   0    0    0  3243   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 28  602 60  55  56  20,85 20,85  0  30   0  30  3209   0    0    0  3209   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 29  602 60  57  58  20,85 20,85  0  30   0  30  1043   0    0    0  1043   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 30  602 60  59  60  20,85 20,85  0  30   0  30  1372   0    0    0  1372   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 31  602 60  61  62  20,85 20,85  0  30   0  30  3207   0    0    0  3207   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 32  602 60  63  64  20,85 20,85  0  30   0  30  2541   0    0    0  2541   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  602 60  65  66  20,85 20,85  0  30   0  30  1870   0    0    0  1870   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  602 60  67  68  20,85 20,85  0  30   0  30  3630   0    0    0  3630   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 35  602 60  69  382 20,85 20,85  0  -30  0  -30 5019   0    0    0  5019   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 36  602 60  383 72  20,85 20,85  0  -30  0  -30 4097   0    0    0  4097   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  602 60  73  74  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3190   0    0    0  3190   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 38  602 60  75  400 20,85 20,85  0  -30  0  -30 1319   0    0    0  1319   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 39  602 60  403 78  20,85 20,85  0  -30  0  -30 1423   0    0    0  1423   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 40  602 60  79  80  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3146   0    0    0  3146   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  602 60  81  389 20,85 20,85  0  -30  0  -30 4633   0    0    0  4633   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 20.85 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║ 42  602 60  390 84  20,85 20,85  0  -30  0  -30 5020   0    0    0  5020   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 43  602 60  85  384 20,85 20,85  0  -30  0  -30 3150   0    0    0  3150   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 44  602 60  87  88  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3150   0    0    0  3150   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 45  602 60  392 90  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3150   0    0    0  3150   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 46  602 60  91  92  20,85 20,85  0  -30  0  -30   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 47  602 60  93  94  20,85 20,85  0  -30  0  -30   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 48  602 60  95  96  20,85 20,85  0  -30  0  -30   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 49  602 60  401 402 20,85 20,85  0  -30  0  -30 1317   0    0    0  1317   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  602 60  97  102 20,85 20,85  0  -30  0  -30   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  602 60  364 398 20,85 20,85 30   0  30   0  2670   0    0    0  2670   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 54  602 60  371 399 20,85 20,85 -30  0  -30  0  2670   0    0    0  2670   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 56  602 60  181 372 20,85 20,85 -30  0  -30  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 57  602 60  206 373 20,85 20,85 30   0  30   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 58  602 60  377 378 20,85 20,85  0  30   0  30  3078   0    0    0  3078   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 61  602 60  385 86  20,85 20,85  0  -30  0  -30 3150   0    0    0  3150   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 62  602 60  386 330 20,85 20,85  0  30   0  30    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 65  602 60   5  128 20,85 20,85 30   0  30   0  950    0    0    0  950    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 66  602 60  129 130 20,85 20,85 30   0  30   0  1850   0    0    0  1850   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 67  602 60  131 132 20,85 20,85 30   0  30   0  910    0    0    0  910    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 68  602 60  133 134 20,85 20,85 30   0  30   0  1590   0    0    0  1590   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 69  602 60  135 136 20,85 20,85 30   0  30   0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  602 60  137 138 20,85 20,85 30   0  30   0  475    0    0    0  475    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  602 60  139 140 20,85 20,85 30   0  30   0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 72  602 60  141 142 20,85 20,85 30   0  30   0  413    0    0    0  413    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 73  602 60  143 144 20,85 20,85 30   0  30   0  1965   0    0    0  1965   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 74  602 60  145 146 20,85 20,85 30   0  30   0  1285   0    0    0  1285   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 75  602 60  147 148 20,85 20,85 30   0  30   0  1968   0    0    0  1968   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 76  602 60  149 85  20,85 20,85 30   0  30   0  833    0    0    0  833    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 77  602 60   1  150 20,85 20,85 30   0  30   0  3070   0    0    0  3070   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 78  602 60  151 152 20,85 20,85 30   0  30   0  3829   0    0    0  3829   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 79  602 60  153 154 20,85 20,85 30   0  30   0  3829   0    0    0  3829   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 80  602 60  155 410 20,85 20,85 30   0  30   0  3495   0    0    0  3495   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 81  602 60  157 158 20,85 20,85 30   0  30   0  3070   0    0    0  3070   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 82  602 60  159 160 20,85 20,85 30   0  30   0  4205   0    0    0  4205   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 83  602 60  161 162 20,85 20,85 30   0  30   0  4188   0    0    0  4188   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 84  602 60  163 91  20,85 20,85 30   0  30   0  4205   0    0    0  4205   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 85  602 60   2  164 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3069   0    0    0  3069   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 86  602 60  165 166 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3769   0    0    0  3769   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 87  602 60  167 168 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3829   0    0    0  3829   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 88  602 60  169 404 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1817   0    0    0  1817   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 89  602 60  171 172 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4472   0    0    0  4472   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 90  602 60  173 174 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4403   0    0    0  4403   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 91  602 60  175 387 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4288   0    0    0  4288   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 93  602 60  405 406 20,85 20,85 -30  0  -30  0  902    0    0    0  902    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 94  602 60  409 38  20,85 20,85 -30  0  -30  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 95  602 60  374 182 20,85 20,85 -30  0  -30  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 96  602 60  183 184 20,85 20,85 -30  0  -30  0  853    0    0    0  853    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 97  602 60  185 188 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1809   0    0    0  1809   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 98  602 60  388 176 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4449   0    0    0  4449   0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 99  602 60  189 190 20,85 20,85 -30  0  -30  0  2559   0    0    0  2559   0     0     0  100    0     0  ║ 
║100  602 60  191 94  20,85 20,85 -30  0  -30  0  2543   0    0    0  2543   0     0     0  100    0     0  ║ 
║101  602 60  192 39  20,85 20,85 30   0  30   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║102  602 60  193 363 20,85 20,85 30   0  30   0  2670   0    0    0  2670   0     0     0  100    0     0  ║ 
║105  602 60  199 42  20,85 20,85 -30  0  -30  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║106  602 60  200 370 20,85 20,85 -30  0  -30  0  2670   0    0    0  2670   0     0     0  100    0     0  ║ 
║108  602 60  415 416 20,85 20,85 30   0  30   0  937    0    0    0  937    0     0     0  100    0     0  ║ 
║109  602 60  418 43  20,85 20,85 30   0  30   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║110  602 60  375 207 20,85 20,85 30   0  30   0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║111  602 60  208 209 20,85 20,85 30   0  30   0  1302   0    0    0  1302   0     0     0  100    0     0  ║ 
║112  602 60  210 396 20,85 20,85 30   0  30   0  2220   0    0    0  2220   0     0     0  100    0     0  ║ 
║113  602 60  393 95  20,85 20,85 30   0  30   0  2495   0    0    0  2495   0     0     0  100    0     0  ║ 
║116  602 60  89  391 20,85 20,85  0  -30  0  -30 3151   0    0    0  3151   0     0     0  100    0     0  ║ 
║118  602 60   3  220 20,85 20,85 30   0  30   0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║119  602 60  221 222 20,85 20,85 30   0  30   0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║120  602 60  223 224 20,85 20,85 30   0  30   0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║121  602 60  225 414 20,85 20,85 30   0  30   0  1907   0    0    0  1907   0     0     0  100    0     0  ║ 
║122  602 60  227 228 20,85 20,85 30   0  30   0  4432   0    0    0  4432   0     0     0  100    0     0  ║ 
║123  602 60  229 230 20,85 20,85 30   0  30   0  4329   0    0    0  4329   0     0     0  100    0     0  ║ 
║124  602 60  231 397 20,85 20,85 30   0  30   0  4430   0    0    0  4430   0     0     0  100    0     0  ║ 
║125  602 60  232 234 20,85 20,85 30   0  30   0  4404   0    0    0  4404   0     0     0  100    0     0  ║ 
║126  602 60   4  235 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║127  602 60  236 237 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║128  602 60  238 239 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3830   0    0    0  3830   0     0     0  100    0     0  ║ 
║129  602 60  240 413 20,85 20,85 -30  0  -30  0  3070   0    0    0  3070   0     0     0  100    0     0  ║ 
║130  602 60  242 243 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4195   0    0    0  4195   0     0     0  100    0     0  ║ 
║131  602 60  244 245 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4195   0    0    0  4195   0     0     0  100    0     0  ║ 
║132  602 60  246 247 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4175   0    0    0  4175   0     0     0  100    0     0  ║ 
║133  602 60  248 102 20,85 20,85 -30  0  -30  0  4194   0    0    0  4194   0     0     0  100    0     0  ║ 
║134  602 60  16  249 20,85 20,85 -30  0  -30  0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║135  602 60  250 251 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1625   0    0    0  1625   0     0     0  100    0     0  ║ 
║136  602 60  252 253 20,85 20,85 -30  0  -30  0  945    0    0    0  945    0     0     0  100    0     0  ║ 
║137  602 60  254 255 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1625   0    0    0  1625   0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  602 60  256 257 20,85 20,85 -30  0  -30  0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  602 60  258 259 20,85 20,85 -30  0  -30  0  735    0    0    0  735    0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  602 60  260 261 20,85 20,85 -30  0  -30  0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  602 60  262 263 20,85 20,85 -30  0  -30  0  422    0    0    0  422    0     0     0  100    0     0  ║ 
║142  602 60  264 265 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1990   0    0    0  1990   0     0     0  100    0     0  ║ 
║143  602 60  266 267 20,85 20,85 -30  0  -30  0  2000   0    0    0  2000   0     0     0  100    0     0  ║ 
║144  602 60  268 269 20,85 20,85 -30  0  -30  0  1990   0    0    0  1990   0     0     0  100    0     0  ║ 
║145  602 60  270 90  20,85 20,85 -30  0  -30  0  690    0    0    0  690    0     0     0  100    0     0  ║ 
║147  602 60  395 394 20,85 20,85 30   0  30   0  2516   0    0    0  2516   0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
TRAVI IN C.A. ALLA QUOTA 24 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────╥─────────────────────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────────────╥────╖ 
║         ║    DATI  GEOMETRICI     ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║         C A R I C H I                               ║    ║ 
╠════╦════╬═════════╦═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦═══╬════╣ 
║Trav║Sez.║Base*Alt.║Mag║Ang║Fil║Fil║Q in.║q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann.║Tamp.║Ball.║Espl.║Tot. ║Torc.║Orizz.║Assial║Ali║Crit║ 
║N.ro║N.ro║  (cm)   ║cm ║Grd║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║kg/m ║ kg  ║ kg/m ║ kg/m ║ % ║N.ro║ 
╠════╩════╩═════════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩═══╩════╣ 
║  1   28  25  x 50   0   0  69  140 24,00 24,00 13   0  13   0   885     0     0     0   885     0      0      0  100  1  ║ 
║  2   28  25  x 50   0   0  137 17  24,00 24,00 13   0  13   0   885     0     0     0   885     0      0      0  100  1  ║ 
║  3   28  25  x 50   0   0  425 181 24,00 24,00 -13  0  -13  0  1170     0     0     0  1170     0      0      0  100  1  ║ 
║  4   28  25  x 50   0   0  38  181 24,00 24,00 -13  0  -13  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║  5   28  25  x 50   0   0  38  409 24,00 24,00 -13  0  -13  0  1170     0     0     0  1170     0      0      0  100  1  ║ 
║  6   28  25  x 50   0   0  435 206 24,00 24,00 13   0  13   0  1245     0     0     0  1245     0      0      0  100  1  ║ 
║  7   28  25  x 50   0   0  422 429 24,00 24,00  0   0   0   0  1801     0     0     0  1801     0      0      0  100  1  ║ 
║  8   28  25  x 50   0   0  423 430 24,00 24,00  0   0   0   0  1845     0     0     0  1845     0      0      0  100  1  ║ 
║  9   28  25  x 50   0   0  424 432 24,00 24,00  0   0   0   0  2092     0     0     0  2092     0      0      0  100  1  ║ 
║ 10   28  25  x 50   0   0  426 420 24,00 24,00  0   0   0   0  1799     0     0     0  1799     0      0      0  100  1  ║ 
║ 11   28  25  x 50   0   0  427 340 24,00 24,00  0   0   0   0  1845     0     0     0  1845     0      0      0  100  1  ║ 
║ 12   28  25  x 50   0   0  428 421 24,00 24,00  0   0   0   0  2092     0     0     0  2092     0      0      0  100  1  ║ 
║ 13   28  25  x 50   0   0  52  181 24,00 24,00  0  13   0  13   968     0     0     0   968     0      0      0  100  1  ║ 
║ 14   28  25  x 50   0   0  36  38  24,00 24,00  0  -13  0  -13  968     0     0     0   968     0      0      0  100  1  ║ 
║ 15   28  25  x 50   0   0  206 43  24,00 24,00 13   0  13   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 16   28  25  x 50   0   0  43  418 24,00 24,00 13   0  13   0  1245     0     0     0  1245     0      0      0  100  1  ║ 
║ 21   28  25  x 50   0   0  434 438 24,00 24,00  0   0   0   0  2167     0     0     0  2167     0      0      0  100  1  ║ 
║ 22   28  25  x 50   0   0  433 437 24,00 24,00  0   0   0   0  1845     0     0     0  1845     0      0      0  100  1  ║ 
║ 27   28  25  x 50   0   0  431 436 24,00 24,00  0   0   0   0  1807     0     0     0  1807     0      0      0  100  1  ║ 
║ 28   28  25  x 50   0   0  441 444 24,00 24,00  0   0   0   0  2167     0     0     0  2167     0      0      0  100  1  ║ 
║ 29   28  25  x 50   0   0  440 443 24,00 24,00  0   0   0   0  1845     0     0     0  1845     0      0      0  100  1  ║ 
║ 30   28  25  x 50   0   0  439 442 24,00 24,00  0   0   0   0  1807     0     0     0  1807     0      0      0  100  1  ║ 
║ 31   28  25  x 50   0   0  84  68  24,00 24,00 -13  0  -13  0   885     0     0     0   885     0      0      0  100  1  ║ 
║ 32   28  25  x 50   0   0  48  32  24,00 24,00 -13  0  -13  0   885     0     0     0   885     0      0      0  100  1  ║ 
║ 35   28  25  x 50   0   0  206 65  24,00 24,00  0  13   0  13   968     0     0     0   968     0      0      0  100  1  ║ 
║ 36   28  25  x 50   0   0  43  45  24,00 24,00  0  -13  0  -13  968     0     0     0   968     0      0      0  100  1  ║ 
║ 38   28  25  x 50   0   0  69  422 24,00 24,00  0  -13  0  -13    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 39   28  25  x 50   0   0  422 423 24,00 24,00  0  -13  0  -13    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 40   28  25  x 50   0   0  423 383 24,00 24,00  0  -13  0  -13    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 43   28  25  x 50   0   0  444 443 24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 44   28  25  x 50   0   0  139 138 24,00 24,00 13   0  13   0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 45   28  25  x 50   0   0  17  420 24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 46   28  25  x 50   0   0  420 340 24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 47   28  25  x 50   0   0  340 421 24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 48   28  25  x 50   0   0  443 442 24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║ 49   28  25  x 50   0   0  442 32  24,00 24,00  0  13   0  13     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║115    8  80  x 25   0   0  389 390 24,00 24,00  0  -40  0  -40    0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║220    8  80  x 25   0   0  46  47  24,00 24,00  0  -40  0  -40 1050     0     0     0  1050     0      0      0  100  1  ║ 
║222    8  80  x 25   0   0  66  67  24,00 24,00  0  40   0  40  1050     0     0     0  1050     0      0      0  100  1  ║ 
║234    8  80  x 25   0   0  260 259 24,00 24,00 -40  0  -40  0     0     0     0     0     0     0      0      0  100  1  ║ 
║243    8  80  x 25   0   0  50  51  24,00 24,00  0  40   0  40  1050     0     0     0  1050     0      0      0  100  1  ║ 
║261    8  80  x 25   0   0  34  35  24,00 24,00  0  -40  0  -40 1050     0     0     0  1050     0      0      0  100  1  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SETTI ALLA QUOTA 24 m 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓────────╥───────────╥───────────╥───────────────╥─────────────────────────────────────────────╥────────────╖ 
║        ║ GEOMETRIA ║   QUOTE   ║  SCOSTAMENTI  ║     CARICHI    VERTICALI                    ║ PRESSIONI  ║ 
╠════╦═══╬═══╦═══╦═══╬═════╦═════╬═══╦═══╦═══╦═══╬════╦════╦════╦════╦════╦════╦═════╦═════╦═══╬═════╦══════╣ 
║Sett║Sez║Sp.║Fil║Fil║Q in.║Q.fin║Dxi║Dyi║Dxf║Dyf║Pann║Tamp║Ball║Espl║Tot.║Torc║Orizz║Assia║Ali║Psup.║Pinf. ║ 
║N.ro║N.r║cm ║in.║fin║ (m) ║ (m) ║cm ║cm ║cm ║cm ║        kg / m          ║ kg ║   kg / m  ║ % ║   kg/mq    ║ 
╠════╩═══╩═══╩═══╩═══╩═════╩═════╩═══╩═══╩═══╩═══╩════════════════════════╩════╩═══════════╩═══╩════════════╣ 
║ 17  603 40  33  34  24,00 24,00  0  -20  0  -20 990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 18  603 40  35  36  24,00 24,00  0  -20  0  -20 990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 19  603 40  421 409 24,00 24,00  0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 20  603 40  383 424 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 23  603 40  45  46  24,00 24,00  0  -20  0  -20 990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 24  603 40  47  48  24,00 24,00  0  -20  0  -20 990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 25  603 40  49  50  24,00 24,00  0  20   0  20  990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 26  603 40  51  52  24,00 24,00  0  20   0  20  990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 33  603 40  65  66  24,00 24,00  0  20   0  20  990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 34  603 40  67  68  24,00 24,00  0  20   0  20  990    0    0    0  990    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 37  603 40  418 444 24,00 24,00  0  20   0  20    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 41  603 40  435 434 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 42  603 40  431 84  24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 50  603 40  434 389 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 51  603 40  431 433 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 52  603 40  433 390 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 53  603 40  424 425 24,00 24,00  0  -20  0  -20   0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 70  603 40  137 138 24,00 24,00 20   0  20   0  700    0    0    0  700    0     0     0  100    0     0  ║ 
║ 71  603 40  139 140 24,00 24,00 20   0  20   0  596    0    0    0  596    0     0     0  100    0     0  ║ 
║138  603 40  32  257 24,00 24,00 -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║139  603 40  258 259 24,00 24,00 -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║140  603 40  260 261 24,00 24,00 -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
║141  603 40  262 84  24,00 24,00 -20  0  -20  0    0    0    0    0    0    0     0     0  100    0     0  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
COMBINAZIONI CARICHI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
          ╔══════════════════════╦════════╤══════╤══════╤══════╤══════╗ 
          ║      DESCRIZIONI     ║    1   │  2   │  3   │  4   │  5   ║ 
          ╠══════════════════════╬════════╧══════╧══════╧══════╧══════╣ 
          ║PESO PROPRIO          ║  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  ║ 
          ║SOVRACCARICO PERMAN.  ║  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  ║ 
          ║ACCIDENT.(%SISM.33)   ║  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  ║ 
          ║ACCIDENT.(%SISM.50)   ║  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  ║ 
          ║ACCIDENT(%SISM.100)   ║  1,00   1,00   1,00   1,00   1,00  ║ 
          ║SISMA DIREZ. GRD 0    ║  0,00   1,00  -1,00   0,00   0,00  ║ 
          ║SISMA DIREZ. GRD 90   ║  0,00   0,00   0,00   1,00  -1,00  ║ 
          ╚══════════════════════╩════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
FORZE DI PIANO SISMICHE STATICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di 
stampa delle forze sismiche di piano : 
 
        Piano       : Numero del piano sismico. 
        Gamma       : Coefficiente di distribuzione. 
        FX          : Forza di piano agente con direzione parallela alla 
                      direzione X del sistema di riferimento globale e 
                      applicata nell'origine delle coordinate. 
        FY          : Forza di piano agente con direzione parallela alla 
                      direzione Y del sistema di riferimento globale e 
                      applicata nell'origine delle coordinate. 
        Mt          : Momento torcente di piano rispetto all'asse Z del sistema 
                      di riferimento globale. 
        Corr. Tors. : Correzione torsionale di legge, presente se il rapporto 
                      fra i lati del rettangolo d'ingombro in pianta D/B e 
                      maggiore di 2,5. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                   SPECIFICHE CAMPI TABELLE DI STAMPA 
                   ────────────────────────────────── 
 
 
   Filo N.ro    : Numero del filo del nodo inferiore o superiore 
 
   Quota inf/sup: Quota del nodo inferiore e del nodo superiore 
 
   Nodo inf/sup : Numero dei nodi inferiore e superiore per la deter- 
                  minazione degli spostamenti sismici relativi. 
 
   Sisma N.ro   : Numero del sisma per cui e' massimo il valore dello 
                  spostamento totale per lambda=9; un numero negativo 
                  indica che detto valore e' calcolato con verso negativo 
                  per il sisma. 
 
   eta.t lamb.=9: valore dello spostamento totale calcolato con lambda=9; 
                  per il controllo delle connessioni nei vincoli o per il 
                  martellamento. 
 
   Sisma N.ro   : Numero del sisma per cui e' massimo il valore dello 
                  spostamento totale per lambda = 2, 3 o 4; un numero 
                  negativo indica che detto valore e' calcolato con 
                  verso negativo per il sisma. 
 
   eta.t        : valore dello spostamento totale calcolato 
   lamb.= xxx     con lambda=2 se I=1.0, 
                  con lambda=3 se I=1.2, 
                  con lambda=4 se I=1.4. 
                  (I=coeff. di protezione sismica) 
 
   eta limite   : valore dello spostamento limite di eta.t con lambda=2, 3 o 4 
 
   Sisma N.ro   : Numero del sisma per cui sono riportati i valori dello 
                  spostamento combinato 
 
   eta.t lamda=9: Valore dello spostamento combinato per lambda = 9 e sisma 
   sisma+         positivo 
 
   eta.t lamda=9: Valore dello spostamento combinato per lambda = 9 e sisma 
   sisma-         negativo 
 
   eta.t lamda=x: Valore dello spostamento combinato per lambda = 2, 3 o 4 
   sisma+         e sisma positivo 
 
   eta.t lamda=x: Valore dello spostamento combinato per lambda = 2, 3 o 4 
   sisma-         e sisma negativo 
 
   Se l'ultimo sisma ha direzione verticale gli spostamenti dovuti a questo 
   vengono combinati con gli spostamenti dei sismi orizzontali conformamante 
   al punto C.6.3 del D.M. del 16/01/96. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
FORZE DI PIANO SISMICHE STATICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
   ║                   S I S M A    D I R E Z I O N E :    0°                ║ 
   ║   P E R I O D O   P R O P R I O    A P P R O S S I M A T O:.331      (s)║ 
   ╟──────╥──────────╥─────────────╥─────────────╥─────────────╥─────────────╢ 
   ║ Piano║  Gamma   ║     FX      ║     FY      ║     Mt      ║ Corr. Tors. ║ 
   ║ N.ro ║          ║     (t)     ║     (t)     ║   (t*m)     ║   (t*m)     ║ 
   ╠══════╬══════════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╣ 
   ║   1  ║  0,3017  ║      95,50  ║       0,00  ║    -617,38  ║             ║ 
   ║   2  ║  0,5622  ║     190,43  ║       0,00  ║    -431,97  ║             ║ 
   ║   3  ║  1,0102  ║     336,46  ║       0,00  ║    -561,51  ║             ║ 
   ║   4  ║  1,4581  ║     448,87  ║       0,00  ║   -1411,41  ║             ║ 
   ║   5  ║  1,9061  ║     397,76  ║       0,00  ║   -1512,71  ║             ║ 
   ║   6  ║  2,1941  ║      65,84  ║       0,00  ║     -38,32  ║             ║ 
   ╚══════╩══════════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
FORZE DI PIANO SISMICHE STATICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
   ║                   S I S M A    D I R E Z I O N E :   90°                ║ 
   ║   P E R I O D O   P R O P R I O    A P P R O S S I M A T O:.331      (s)║ 
   ╟──────╥──────────╥─────────────╥─────────────╥─────────────╥─────────────╢ 
   ║ Piano║  Gamma   ║     FX      ║     FY      ║     Mt      ║ Corr. Tors. ║ 
   ║ N.ro ║          ║     (t)     ║     (t)     ║   (t*m)     ║   (t*m)     ║ 
   ╠══════╬══════════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╬═════════════╣ 
   ║   1  ║  0,3017  ║       0,00  ║      95,50  ║      89,37  ║             ║ 
   ║   2  ║  0,5622  ║       0,00  ║     190,43  ║      -6,31  ║             ║ 
   ║   3  ║  1,0102  ║       0,00  ║     336,46  ║    -107,63  ║             ║ 
   ║   4  ║  1,4581  ║       0,00  ║     448,87  ║       6,86  ║             ║ 
   ║   5  ║  1,9061  ║       0,00  ║     397,76  ║     117,69  ║             ║ 
   ║   6  ║  2,1941  ║       0,00  ║      65,84  ║      42,09  ║             ║ 
   ╚══════╩══════════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╩═════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║  1   0,00   3,30     1   321  -1    7,797  -1    2,678    6,600  VERIFICATO       1    7,562    7,797    2,443    2,678  ║ 
║                                                                                   2    5,797    5,936    1,889    2,028  ║ 
║  1   3,30   6,15   321   658  -2   34,026  -1   11,630    5,700  NON VERIFICATO   1   32,925   33,905   10,649   11,630  ║ 
║                                                                                   2   33,782   34,026   11,189   11,433  ║ 
║  1   6,15  11,05   658  1009  -2  157,488  -2   52,794    9,800  NON VERIFICATO   1  102,469  104,562   33,460   35,553  ║ 
║                                                                                   2  156,617  157,488   51,924   52,794  ║ 
║  1  11,05  15,95  1009  1307  -2  183,872  -2   61,403    9,800  NON VERIFICATO   1  117,291  119,956   38,208   40,874  ║ 
║                                                                                   2  183,573  183,872   61,104   61,403  ║ 
║  1  15,95  20,85  1307  1575  -2  173,175  -2   57,943    9,800  NON VERIFICATO   1  119,728  122,870   38,862   42,004  ║ 
║                                                                                   2  172,576  173,175   57,344   57,943  ║ 
║  2   0,00   3,30     2   322  -1    7,797  -1    2,679    6,600  VERIFICATO       1    7,559    7,797    2,441    2,679  ║ 
║                                                                                   2    5,776    5,893    1,889    2,007  ║ 
║  2   3,30   6,15   322   659  -1   33,890  -1   11,627    5,700  NON VERIFICATO   1   32,900   33,890   10,637   11,627  ║ 
║                                                                                   2   33,301   33,384   11,083   11,166  ║ 
║  2   6,15  11,05   659  1010  -2  157,797  -2   52,762    9,800  NON VERIFICATO   1  101,826  103,849   33,268   35,290  ║ 
║                                                                                   2  157,334  157,797   52,298   52,762  ║ 
║  2  11,05  15,95  1010  1308   2  184,386   2   61,493    9,800  NON VERIFICATO   1  116,492  119,128   37,953   40,588  ║ 
║                                                                                   2  184,386  184,332   61,493   61,439  ║ 
║  2  15,95  20,85  1308  1576  -2  173,619  -2   57,976    9,800  NON VERIFICATO   1  119,095  122,197   38,664   41,767  ║ 
║                                                                                   2  173,365  173,619   57,722   57,976  ║ 
║  3   0,00   3,30     3   323  -1    7,800  -1    2,680    6,600  VERIFICATO       1    7,560    7,800    2,440    2,680  ║ 
║                                                                                   2    5,708    5,755    1,890    1,937  ║ 
║  3   3,30   6,15   323   660  -1   33,893  -1   11,626    5,700  NON VERIFICATO   1   32,911   33,893   10,645   11,626  ║ 
║                                                                                   2   31,751   31,316   10,739   10,303  ║ 
║  3   6,15  11,05   660  1011   2  159,645   2   53,506    9,800  NON VERIFICATO   1  101,718  103,775   33,222   35,279  ║ 
║                                                                                   2  159,645  158,796   53,506   52,657  ║ 
║  3  11,05  15,95  1011  1309   2  187,009   2   62,747    9,800  NON VERIFICATO   1  116,297  119,048   37,852   40,602  ║ 
║                                                                                   2  187,009  185,814   62,747   61,552  ║ 
║  3  15,95  20,85  1309  1577   2  175,910   2   58,942    9,800  NON VERIFICATO   1  118,928  122,081   38,593   41,746  ║ 
║                                                                                   2  175,910  175,049   58,942   58,081  ║ 
║  4   0,00   3,30     4   324  -1    7,802  -1    2,681    6,600  VERIFICATO       1    7,563    7,802    2,441    2,681  ║ 
║                                                                                   2    5,687    5,712    1,890    1,916  ║ 
║  4   3,30   6,15   324   661  -1   33,910  -1   11,629    5,700  NON VERIFICATO   1   32,944   33,910   10,663   11,629  ║ 
║                                                                                   2   31,270   30,674   10,632   10,036  ║ 
║  4   6,15  11,05   661  1012   2  160,362   2   53,881    9,800  NON VERIFICATO   1  102,295  104,443   33,386   35,533  ║ 
║                                                                                   2  160,362  159,106   53,881   52,625  ║ 
║  4  11,05  15,95  1012  1310   2  187,823   2   63,137    9,800  NON VERIFICATO   1  116,977  119,828   38,046   40,897  ║ 
║                                                                                   2  187,823  186,274   63,137   61,588  ║ 
║  4  15,95  20,85  1310  1578   2  176,699   2   59,320    9,800  NON VERIFICATO   1  119,459  122,683   38,747   41,971  ║ 
║                                                                                   2  176,699  175,492   59,320   58,114  ║ 
║  5   0,00   6,15     5   662  -1   40,831  -1   14,106   12,300  NON VERIFICATO   1   39,350   40,831   12,625   14,106  ║ 
║                                                                                   2   39,622   40,056   13,082   13,516  ║ 
║  5   6,15  11,05   662  1013  -2  157,424  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  110,574  113,274   35,959   38,658  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,424   51,863   52,802  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║  5  11,05  15,95  1013  1311  -2  183,778  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  126,829  130,023   41,212   44,406  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,778   61,042   61,395  ║ 
║  5  15,95  20,85  1311  1579  -2  173,082  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  128,290  131,947   41,544   45,202  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,082   57,286   57,935  ║ 
║  6   0,00   3,30     6   326  -1    7,683  -1    2,651    6,600  VERIFICATO       1    7,414    7,683    2,382    2,651  ║ 
║                                                                                   2    5,782    5,908    1,889    2,016  ║ 
║  6   3,30   6,15   326   663  -2   33,562  -1   11,454    5,700  NON VERIFICATO   1   31,909   33,134   10,228   11,454  ║ 
║                                                                                   2   33,410   33,562   11,101   11,253  ║ 
║  6   6,15  11,05   663  1014  -2  157,691  -2   52,774    9,800  NON VERIFICATO   1  110,005  112,643   35,789   38,427  ║ 
║                                                                                   2  157,103  157,691   52,186   52,774  ║ 
║  6  11,05  15,95  1014  1312  -2  184,173  -2   61,426    9,800  NON VERIFICATO   1  126,125  129,291   40,987   44,152  ║ 
║                                                                                   2  184,125  184,173   61,377   61,426  ║ 
║  6  15,95  20,85  1312  1580  -2  173,464  -2   57,963    9,800  NON VERIFICATO   1  127,726  131,348   41,368   44,990  ║ 
║                                                                                   2  173,112  173,464   57,612   57,963  ║ 
║  7   0,00   3,30     7   327  -1    7,683  -1    2,651    6,600  VERIFICATO       1    7,414    7,683    2,382    2,651  ║ 
║                                                                                   2    5,778    5,900    1,889    2,012  ║ 
║  7   3,30   6,15   327   664  -2   33,448  -1   11,453    5,700  NON VERIFICATO   1   31,905   33,132   10,226   11,453  ║ 
║                                                                                   2   33,325   33,448   11,082   11,206  ║ 
║  7   6,15  11,05   664  1015  -2  157,746  -2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  109,912  112,541   35,761   38,390  ║ 
║                                                                                   2  157,230  157,746   52,252   52,768  ║ 
║  7  11,05  15,95  1015  1313   2  184,268   2   61,446    9,800  NON VERIFICATO   1  126,010  129,172   40,949   44,112  ║ 
║                                                                                   2  184,268  184,255   61,446   61,432  ║ 
║  7  15,95  20,85  1313  1582  -2  173,542  -2   57,969    9,800  NON VERIFICATO   1  127,634  131,251   41,339   44,956  ║ 
║                                                                                   2  173,252  173,542   57,679   57,969  ║ 
║  8   0,00   3,30     8   328  -1    7,683  -1    2,651    6,600  VERIFICATO       1    7,413    7,683    2,382    2,651  ║ 
║                                                                                   2    5,773    5,891    1,889    2,007  ║ 
║  8   3,30   6,15   328   665  -2   33,307  -1   11,453    5,700  NON VERIFICATO   1   31,901   33,129   10,224   11,453  ║ 
║                                                                                   2   33,219   33,307   11,059   11,147  ║ 
║  8   6,15  11,05   665  1016  -2  157,814  -2   52,761    9,800  NON VERIFICATO   1  109,809  112,427   35,730   38,349  ║ 
║                                                                                   2  157,388  157,814   52,335   52,761  ║ 
║  8  11,05  15,95  1016  1314   2  184,447   2   61,531    9,800  NON VERIFICATO   1  125,880  129,040   40,907   44,067  ║ 
║                                                                                   2  184,447  184,356   61,531   61,440  ║ 
║  9   0,00   3,30     9   329  -1    7,683  -1    2,652    6,600  VERIFICATO       1    7,413    7,683    2,382    2,652  ║ 
║                                                                                   2    5,769    5,882    1,889    2,003  ║ 
║  9   3,30   6,15   329   666  -2   33,175  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,897   33,127   10,223   11,452  ║ 
║                                                                                   2   33,120   33,175   11,037   11,092  ║ 
║  9   6,15  11,05   666  1017  -2  157,878  -2   52,754    9,800  NON VERIFICATO   1  109,723  112,333   35,704   38,315  ║ 
║                                                                                   2  157,535  157,878   52,412   52,754  ║ 
║  9  11,05  15,95  1017  1315   2  184,615   2   61,611    9,800  NON VERIFICATO   1  125,773  128,932   40,872   44,030  ║ 
║                                                                                   2  184,615  184,450   61,611   61,447  ║ 
║ 10   0,00   3,30    10   330  -1    7,683  -1    2,652    6,600  VERIFICATO       1    7,413    7,683    2,381    2,652  ║ 
║                                                                                   2    5,766    5,876    1,890    1,999  ║ 
║ 10   3,30   6,15   330   667  -1   33,125  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,895   33,125   10,222   11,452  ║ 
║                                                                                   2   33,046   33,076   11,021   11,051  ║ 
║ 10   6,15  11,05   667  1018  -2  157,926  -2   52,749    9,800  NON VERIFICATO   1  109,667  112,272   35,687   38,292  ║ 
║                                                                                   2  157,646  157,926   52,469   52,749  ║ 
║ 10  11,05  15,95  1018  1316   2  184,740   2   61,671    9,800  NON VERIFICATO   1  125,702  128,860   40,849   44,007  ║ 
║                                                                                   2  184,740  184,521   61,671   61,452  ║ 
║ 11   0,00   3,30    11   331  -1    7,685  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,413    7,685    2,380    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,716    5,775    1,890    1,949  ║ 
║ 11   3,30   6,15   331   668  -1   33,128  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,904   33,128   10,228   11,452  ║ 
║                                                                                   2   31,913   31,564   10,769   10,421  ║ 
║ 11   6,15  11,05   668  1019   2  159,333   2   53,351    9,800  NON VERIFICATO   1  109,597  112,226   35,657   38,286  ║ 
║                                                                                   2  159,333  158,655   53,351   52,673  ║ 
║ 11  11,05  15,95  1019  1317   2  186,655   2   62,587    9,800  NON VERIFICATO   1  125,575  128,811   40,782   44,018  ║ 
║                                                                                   2  186,655  185,603   62,587   61,535  ║ 
║ 12   0,00   3,30    12   332  -1    7,686  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,413    7,686    2,381    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,768    1,890    1,945  ║ 
║ 12   3,30   6,15   332   669  -1   33,129  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,907   33,129   10,230   11,452  ║ 
║                                                                                   2   31,839   31,466   10,753   10,380  ║ 
║ 12   6,15  11,05   669  1020   2  159,443   2   53,409    9,800  NON VERIFICATO   1  109,644  112,281   35,670   38,307  ║ 
║                                                                                   2  159,443  158,702   53,409   52,668  ║ 
║ 12  11,05  15,95  1020  1318   2  186,779   2   62,646    9,800  NON VERIFICATO   1  125,629  128,876   40,797   44,043  ║ 
║                                                                                   2  186,779  185,673   62,646   61,541  ║ 
║ 13   0,00   3,30    13   333  -1    7,686  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,414    7,686    2,381    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,709    5,760    1,890    1,941  ║ 
║ 13   3,30   6,15   333   671  -1   33,132  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,912   33,132   10,233   11,452  ║ 
║                                                                                   2   31,743   31,337   10,731   10,327  ║ 
║ 13   6,15  11,05   671  1021   2  159,586   2   53,483    9,800  NON VERIFICATO   1  109,715  112,364   35,690   38,339  ║ 
║                                                                                   2  159,586  158,764   53,483   52,662  ║ 
║ 13  11,05  15,95  1021  1319   2  186,942   2   62,724    9,800  NON VERIFICATO   1  125,711  128,973   40,819   44,080  ║ 
║                                                                                   2  186,942  185,765   62,724   61,548  ║ 
║ 14   3,30   6,15   670   672  -1   33,134  -1   11,452    5,700  NON VERIFICATO   1   31,917   33,134   10,235   11,452  ║ 
║                                                                                   2   31,658   31,224   10,713   10,280  ║ 
║ 14   6,15  11,05   672  1022   2  159,713   2   53,550    9,800  NON VERIFICATO   1  109,787  112,447   35,710   38,371  ║ 
║                                                                                   2  159,713  158,819   53,550   52,656  ║ 
║ 14  11,05  15,95  1022  1320   2  187,085   2   62,793    9,800  NON VERIFICATO   1  125,795  129,070   40,843   44,117  ║ 
║                                                                                   2  187,085  185,846   62,793   61,554  ║ 
║ 14  15,95  20,85  1320  1594   2  175,984   2   58,988    9,800  NON VERIFICATO   1  127,450  131,116   41,262   44,929  ║ 
║                                                                                   2  175,984  175,078   58,988   58,082  ║ 
║ 15   3,30   6,15   673   674  -1   33,137  -1   11,453    5,700  NON VERIFICATO   1   31,922   33,137   10,238   11,453  ║ 
║                                                                                   2   31,573   31,111   10,694   10,232  ║ 
║ 15   6,15  11,05   674  1023   2  159,839   2   53,616    9,800  NON VERIFICATO   1  109,867  112,540   35,733   38,406  ║ 
║                                                                                   2  159,839  158,873   53,616   52,650  ║ 
║ 15  11,05  15,95  1023  1321   2  187,229   2   62,861    9,800  NON VERIFICATO   1  125,888  129,178   40,869   44,158  ║ 
║                                                                                   2  187,229  185,927   62,861   61,560  ║ 
║ 15  15,95  20,85  1321  1595   2  176,124   2   59,055    9,800  NON VERIFICATO   1  127,523  131,200   41,283   44,960  ║ 
║                                                                                   2  176,124  175,156   59,055   58,088  ║ 
║ 16   0,00   6,15    16   675  -1   40,845  -1   14,109   12,300  NON VERIFICATO   1   39,373   40,845   12,637   14,109  ║ 
║                                                                                   2   36,799   36,207   12,483   11,892  ║ 
║ 16   6,15  11,05   675  1024   2  160,514   2   53,968    9,800  NON VERIFICATO   1  110,432  113,191   35,894   38,653  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,165   53,968   52,620  ║ 
║ 16  11,05  15,95  1024  1322   2  187,995   2   63,228    9,800  NON VERIFICATO   1  126,554  129,936   41,061   44,443  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,360   63,228   61,594  ║ 
║ 16  15,95  20,85  1322  1596   2  176,867   2   59,411    9,800  NON VERIFICATO   1  128,049  131,792   41,437   45,181  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,574   59,411   58,119  ║ 
║ 17   0,00   3,30    17   337  -1    7,611  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,323    7,611    2,346    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,946    1,889    2,036  ║ 
║ 17   3,30   6,15   337   677  -2   34,113  -2   11,492    5,700  NON VERIFICATO   1   31,294   32,661    9,977   11,344  ║ 
║                                                                                   2   33,805   34,113   11,185   11,492  ║ 
║ 17   6,15  11,05   677  1025  -2  157,419  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  115,700  118,780   37,541   40,621  ║ 
║                                                                                   2  156,487  157,419   51,870   52,803  ║ 
║ 17  11,05  15,95  1025  1323  -2  183,770  -2   61,394    9,800  NON VERIFICATO   1  132,856  136,384   43,109   46,638  ║ 
║                                                                                   2  183,425  183,770   61,049   61,394  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 17  15,95  20,85  1323  1597  -2  173,073  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  133,709  137,692   43,242   47,225  ║ 
║                                                                                   2  172,434  173,073   57,295   57,934  ║ 
║ 17  20,85  24,00  1597  1845  -2  105,004  -2   35,097    6,300  NON VERIFICATO   1   82,804   83,918   27,230   28,344  ║ 
║                                                                                   2  104,728  105,004   34,821   35,097  ║ 
║ 18   3,30   6,15   676   678  -2   33,569  -1   11,342    5,700  NON VERIFICATO   1   31,268   32,646    9,964   11,342  ║ 
║                                                                                   2   33,397   33,569   11,094   11,266  ║ 
║ 18   6,15  11,05   678  1026  -2  157,682  -2   52,775    9,800  NON VERIFICATO   1  115,163  118,186   37,380   40,404  ║ 
║                                                                                   2  157,094  157,682   52,188   52,775  ║ 
║ 18  11,05  15,95  1026  1324  -2  184,159  -2   61,424    9,800  NON VERIFICATO   1  132,193  135,696   42,897   46,400  ║ 
║                                                                                   2  184,114  184,159   61,378   61,424  ║ 
║ 18  15,95  20,85  1324  1598  -2  173,449  -2   57,962    9,800  NON VERIFICATO   1  133,176  137,126   43,075   47,025  ║ 
║                                                                                   2  173,103  173,449   57,615   57,962  ║ 
║ 19   3,30   6,15   679   680  -2   33,455  -1   11,341    5,700  NON VERIFICATO   1   31,264   32,643    9,962   11,341  ║ 
║                                                                                   2   33,312   33,455   11,076   11,219  ║ 
║ 19   6,15  11,05   680  1027  -2  157,737  -2   52,770    9,800  NON VERIFICATO   1  115,074  118,088   37,353   40,368  ║ 
║                                                                                   2  157,221  157,737   52,254   52,770  ║ 
║ 19  11,05  15,95  1027  1325   2  184,257   2   61,447    9,800  NON VERIFICATO   1  132,082  135,582   42,861   46,361  ║ 
║                                                                                   2  184,257  184,241   61,447   61,430  ║ 
║ 19  15,95  20,85  1325  1599  -2  173,527  -2   57,967    9,800  NON VERIFICATO   1  133,087  137,032   43,047   46,992  ║ 
║                                                                                   2  173,242  173,527   57,682   57,967  ║ 
║ 20   0,00   3,30    20   340  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,610    2,343    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,874    1,890    1,999  ║ 
║ 20   3,30   6,15   340   681  -2   33,032  -1   11,340    5,700  NON VERIFICATO   1   31,253   32,636    9,956   11,340  ║ 
║                                                                                   2   32,995   33,032   11,005   11,042  ║ 
║ 20   6,15  11,05   681  1028  -2  157,941  -2   52,748    9,800  NON VERIFICATO   1  114,811  117,802   37,274   40,264  ║ 
║                                                                                   2  157,693  157,941   52,501   52,748  ║ 
║ 20  11,05  15,95  1028  1326   2  184,793   2   61,703    9,800  NON VERIFICATO   1  131,754  135,250   42,753   46,249  ║ 
║                                                                                   2  184,793  184,543   61,703   61,454  ║ 
║ 20  15,95  20,85  1326  1600  -2  173,820  -2   57,989    9,800  NON VERIFICATO   1  132,822  136,755   42,963   46,896  ║ 
║                                                                                   2  173,762  173,820   57,931   57,989  ║ 
║ 21   0,00   3,30    21   341  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,610    2,343    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,760    5,865    1,890    1,995  ║ 
║ 21   3,30   6,15   341   682  -2   32,904  -1   11,340    5,700  NON VERIFICATO   1   31,251   32,635    9,955   11,340  ║ 
║                                                                                   2   32,898   32,904   10,984   10,989  ║ 
║ 21   6,15  11,05   682  1029  -2  158,003  -2   52,742    9,800  NON VERIFICATO   1  114,754  117,740   37,256   40,242  ║ 
║                                                                                   2  157,836  158,003   52,575   52,742  ║ 
║ 21  11,05  15,95  1029  1327   2  184,956   2   61,781    9,800  NON VERIFICATO   1  131,681  135,178   42,729   46,226  ║ 
║                                                                                   2  184,956  184,635   61,781   61,461  ║ 
║ 21  15,95  20,85  1327  1601   2  173,920   2   58,007    9,800  NON VERIFICATO   1  132,763  136,695   42,944   46,876  ║ 
║                                                                                   2  173,920  173,908   58,007   57,995  ║ 
║ 22   0,00   3,30    22   342  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,318    7,610    2,343    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,756    5,857    1,890    1,991  ║ 
║ 22   3,30   6,15   342   683   2   32,808  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,249   32,634    9,955   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,808   32,783   10,964   10,939  ║ 
║ 22   6,15  11,05   683  1030  -2  158,061  -2   52,736    9,800  NON VERIFICATO   1  114,709  117,691   37,242   40,225  ║ 
║                                                                                   2  157,971  158,061   52,646   52,736  ║ 
║ 22  11,05  15,95  1030  1328   2  185,109   2   61,855    9,800  NON VERIFICATO   1  131,624  135,123   42,709   46,208  ║ 
║                                                                                   2  185,109  184,722   61,855   61,467  ║ 
║ 22  15,95  20,85  1328  1602   2  174,068   2   58,078    9,800  NON VERIFICATO   1  132,716  136,647   42,929   46,859  ║ 
║                                                                                   2  174,068  173,992   58,078   58,002  ║ 
║ 23   0,00   3,30    23   343  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,318    7,610    2,343    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,751    5,849    1,890    1,987  ║ 
║ 23   3,30   6,15   343   685   2   32,711  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,248   32,633    9,954   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,711   32,654   10,942   10,885  ║ 
║ 23   6,15  11,05   685  1032  -2  158,123  -2   52,729    9,800  NON VERIFICATO   1  114,671  117,652   37,230   40,211  ║ 
║                                                                                   2  158,115  158,123   52,721   52,729  ║ 
║ 23  11,05  15,95  1032  1329   2  185,272   2   61,932    9,800  NON VERIFICATO   1  131,575  135,077   42,692   46,194  ║ 
║                                                                                   2  185,272  184,814   61,932   61,474  ║ 
║ 23  15,95  20,85  1329  1603   2  174,226   2   58,154    9,800  NON VERIFICATO   1  132,677  136,607   42,915   46,846  ║ 
║                                                                                   2  174,226  174,081   58,154   58,008  ║ 
║ 24   3,30   6,15   684   686  -1   32,632  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,248   32,632    9,955   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,530   32,412   10,902   10,785  ║ 
║ 25   3,30   6,15   687   688  -1   32,633  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,249   32,633    9,955   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,400   32,238   10,873   10,712  ║ 
║ 26   0,00   3,30    24   344  -1    7,611  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,318    7,611    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,730    5,805    1,890    1,965  ║ 
║ 26   3,30   6,15   344   689  -1   32,634  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,252   32,634    9,957   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,218   31,997   10,833   10,612  ║ 
║ 26   6,15  11,05   689  1036   2  158,849   2   53,104    9,800  NON VERIFICATO   1  114,639  117,629   37,217   40,207  ║ 
║                                                                                   2  158,849  158,440   53,104   52,696  ║ 
║ 26  11,05  15,95  1036  1332   2  186,105   2   62,331    9,800  NON VERIFICATO   1  131,518  135,052   42,663   46,197  ║ 
║                                                                                   2  186,105  185,284   62,331   61,510  ║ 
║ 26  15,95  20,85  1332  1606   2  175,034   2   58,541    9,800  NON VERIFICATO   1  132,627  136,573   42,895   46,840  ║ 
║                                                                                   2  175,034  174,535   58,541   58,042  ║ 
║ 27   0,00   3,30    27   345  -1    7,611  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,611    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,796    1,890    1,960  ║ 
║ 27   3,30   6,15   345   690  -1   32,635  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,255   32,635    9,959   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,122   31,868   10,811   10,558  ║ 
║ 27   6,15  11,05   690  1037   2  158,992   2   53,179    9,800  NON VERIFICATO   1  114,664  117,660   37,223   40,219  ║ 
║                                                                                   2  158,992  158,502   53,179   52,689  ║ 
║ 27  11,05  15,95  1037  1333   2  186,268   2   62,408    9,800  NON VERIFICATO   1  131,545  135,089   42,669   46,212  ║ 
║                                                                                   2  186,268  185,376   62,408   61,517  ║ 
║ 27  15,95  20,85  1333  1607   2  175,192   2   58,616    9,800  NON VERIFICATO   1  132,648  136,599   42,900   46,851  ║ 
║                                                                                   2  175,192  174,624   58,616   58,048  ║ 
║ 28   0,00   3,30    28   346  -1    7,612  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,612    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,722    5,788    1,890    1,956  ║ 
║ 28   3,30   6,15   346   691  -1   32,636  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,257   32,636    9,960   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,031   31,747   10,791   10,508  ║ 
║ 28   6,15  11,05   691  1038   2  159,127   2   53,250    9,800  NON VERIFICATO   1  114,698  117,700   37,232   40,235  ║ 
║                                                                                   2  159,127  158,560   53,250   52,683  ║ 
║ 28  11,05  15,95  1038  1334   2  186,421   2   62,482    9,800  NON VERIFICATO   1  131,582  135,135   42,678   46,231  ║ 
║                                                                                   2  186,421  185,463   62,482   61,524  ║ 
║ 28  15,95  20,85  1334  1608   2  175,341   2   58,688    9,800  NON VERIFICATO   1  132,677  136,634   42,907   46,864  ║ 
║                                                                                   2  175,341  174,707   58,688   58,054  ║ 
║ 29   0,00   3,30    29   347  -1    7,612  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,612    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,717    5,780    1,890    1,952  ║ 
║ 29   3,30   6,15   347   692  -1   32,638  -1   11,340    5,700  NON VERIFICATO   1   31,261   32,638    9,963   11,340  ║ 
║                                                                                   2   31,935   31,619   10,770   10,455  ║ 
║ 29   6,15  11,05   692  1040   2  159,271   2   53,325    9,800  NON VERIFICATO   1  114,743  117,754   37,245   40,256  ║ 
║                                                                                   2  159,271  158,622   53,325   52,677  ║ 
║ 29  11,05  15,95  1040  1335   2  186,583   2   62,559    9,800  NON VERIFICATO   1  131,633  135,198   42,691   46,256  ║ 
║                                                                                   2  186,583  185,555   62,559   61,531  ║ 
║ 29  15,95  20,85  1335  1609   2  175,499   2   58,763    9,800  NON VERIFICATO   1  132,717  136,681   42,918   46,883  ║ 
║                                                                                   2  175,499  174,796   58,763   58,061  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 30   0,00   3,30    30   348  -1    7,612  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,320    7,612    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,771    1,890    1,948  ║ 
║ 30   3,30   6,15   348   693  -1   32,640  -1   11,340    5,700  NON VERIFICATO   1   31,266   32,640    9,965   11,340  ║ 
║                                                                                   2   31,833   31,483   10,747   10,398  ║ 
║ 31   0,00   3,30    31   349  -1    7,613  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,320    7,613    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,708    5,760    1,890    1,942  ║ 
║ 31   3,30   6,15   349   694  -1   32,644  -1   11,340    5,700  NON VERIFICATO   1   31,272   32,644    9,968   11,340  ║ 
║                                                                                   2   31,714   31,324   10,721   10,332  ║ 
║ 32   0,00   3,30    32   350  -1    7,616  -1    2,636    6,600  VERIFICATO       1    7,324    7,616    2,344    2,636  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,705    1,891    1,915  ║ 
║ 32   3,30   6,15   350   695  -1   32,667  -1   11,343    5,700  NON VERIFICATO   1   31,317   32,667    9,994   11,343  ║ 
║                                                                                   2   31,099   30,504   10,584    9,991  ║ 
║ 32   6,15  11,05   695  1044   2  160,515   2   53,975    9,800  NON VERIFICATO   1  115,563  118,700   37,478   40,615  ║ 
║                                                                                   2  160,515  159,160   53,975   52,621  ║ 
║ 32  11,05  15,95  1044  1338   2  187,995   2   63,235    9,800  NON VERIFICATO   1  132,594  136,302   42,965   46,673  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,353   63,235   61,592  ║ 
║ 32  15,95  20,85  1338  1612   2  176,868   2   59,419    9,800  NON VERIFICATO   1  133,478  137,544   43,139   47,205  ║ 
║                                                                                   2  176,868  175,566   59,419   58,118  ║ 
║ 32  20,85  24,00  1612  1846   2  117,976   2   42,740    6,300  NON VERIFICATO   1   82,070   84,167   27,079   29,146  ║ 
║                                                                                   2  117,976  107,744   42,740   32,509  ║ 
║ 33   0,00   3,30    33   351  -1    7,561  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,259    7,561    2,320    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,947    1,889    2,037  ║ 
║ 33   3,30   6,15   351   696  -2   34,118  -2   11,501    5,700  NON VERIFICATO   1   30,859   32,329    9,798   11,268  ║ 
║                                                                                   2   33,796   34,118   11,180   11,501  ║ 
║ 33   6,15  11,05   696  1045  -2  157,416  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  119,182  122,521   38,615   41,954  ║ 
║                                                                                   2  156,489  157,416   51,876   52,803  ║ 
║ 33  11,05  15,95  1045  1339  -2  183,765  -2   61,393    9,800  NON VERIFICATO   1  136,951  140,708   44,398   48,155  ║ 
║                                                                                   2  183,427  183,765   61,055   61,393  ║ 
║ 33  15,95  20,85  1339  1613  -2  173,068  -2   57,933    9,800  NON VERIFICATO   1  137,390  141,595   44,395   48,600  ║ 
║                                                                                   2  172,437  173,068   57,302   57,933  ║ 
║ 33  20,85  24,00  1613  1883  -2  104,997  -2   35,108    6,300  NON VERIFICATO   1   84,463   86,776   27,383   29,696  ║ 
║                                                                                   2  104,719  104,997   34,830   35,108  ║ 
║ 34   0,00   3,30    34   352  -1    7,561  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,257    7,561    2,318    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,782    5,912    1,889    2,019  ║ 
║ 34   3,30   6,15   352   697  -2   33,600  -2   11,286    5,700  NON VERIFICATO   1   30,834   32,315    9,785   11,266  ║ 
║                                                                                   2   33,407   33,600   11,094   11,286  ║ 
║ 34   6,15  11,05   697  1046  -2  157,666  -2   52,777    9,800  NON VERIFICATO   1  118,682  121,969   38,465   41,752  ║ 
║                                                                                   2  157,067  157,666   52,178   52,777  ║ 
║ 34  11,05  15,95  1046  1340  -2  184,136  -2   61,422    9,800  NON VERIFICATO   1  136,335  140,067   44,201   47,934  ║ 
║                                                                                   2  184,083  184,136   61,369   61,422  ║ 
║ 34  15,95  20,85  1340  1614  -2  173,426  -2   57,959    9,800  NON VERIFICATO   1  136,893  141,067   44,240   48,414  ║ 
║                                                                                   2  173,073  173,426   57,607   57,959  ║ 
║ 34  20,85  24,00  1614  1884   2  106,620   2   35,966    6,300  NON VERIFICATO   1   84,206   86,365   27,358   29,516  ║ 
║                                                                                   2  106,620  105,390   35,966   34,737  ║ 
║ 35   0,00   3,30    35   353  -1    7,560  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,256    7,560    2,318    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,778    5,905    1,889    2,016  ║ 
║ 35   3,30   6,15   353   698  -2   33,487  -1   11,265    5,700  NON VERIFICATO   1   30,829   32,312    9,783   11,265  ║ 
║                                                                                   2   33,322   33,487   11,075   11,239  ║ 
║ 35   6,15  11,05   698  1047  -2  157,721  -2   52,772    9,800  NON VERIFICATO   1  118,594  121,872   38,439   41,717  ║ 
║                                                                                   2  157,193  157,721   52,244   52,772  ║ 
║ 35  11,05  15,95  1047  1341   2  184,226   2   61,437    9,800  NON VERIFICATO   1  136,225  139,955   44,166   47,895  ║ 
║                                                                                   2  184,226  184,217   61,437   61,428  ║ 
║ 35  15,95  20,85  1341  1615  -2  173,504  -2   57,965    9,800  NON VERIFICATO   1  136,805  140,974   44,212   48,381  ║ 
║                                                                                   2  173,212  173,504   57,674   57,965  ║ 
║ 35  20,85  24,00  1615  1885   2  107,036   2   36,215    6,300  NON VERIFICATO   1   84,157   86,295   27,352   29,490  ║ 
║                                                                                   2  107,036  105,476   36,215   34,656  ║ 
║ 36   0,00   3,30    36   354  -1    7,560  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,256    7,560    2,318    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,772    5,891    1,889    2,009  ║ 
║ 36   3,30   6,15   354   699  -2   33,283  -1   11,265    5,700  NON VERIFICATO   1   30,823   32,308    9,780   11,265  ║ 
║                                                                                   2   33,169   33,283   11,041   11,154  ║ 
║ 36   6,15  11,05   699  1048  -2  157,819  -2   52,761    9,800  NON VERIFICATO   1  118,455  121,720   38,397   41,662  ║ 
║                                                                                   2  157,421  157,819   52,363   52,761  ║ 
║ 36  11,05  15,95  1048  1342   2  184,485   2   61,561    9,800  NON VERIFICATO   1  136,052  139,778   44,109   47,835  ║ 
║                                                                                   2  184,485  184,363   61,561   61,439  ║ 
║ 36  15,95  20,85  1342  1616  -2  173,645  -2   57,975    9,800  NON VERIFICATO   1  136,665  140,827   44,167   48,330  ║ 
║                                                                                   2  173,463  173,645   57,794   57,975  ║ 
║ 36  20,85  24,00  1616  1886   2  107,785   2   36,663    6,300  NON VERIFICATO   1   84,074   86,187   27,343   29,454  ║ 
║                                                                                   2  107,785  105,631   36,663   34,510  ║ 
║ 37   0,00   3,30    37   355  -1    7,560  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,560    2,317    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,768    5,884    1,890    2,005  ║ 
║ 37   3,30   6,15   355   700  -2   33,169  -1   11,264    5,700  NON VERIFICATO   1   30,820   32,306    9,778   11,264  ║ 
║                                                                                   2   33,084   33,169   11,022   11,107  ║ 
║ 37   6,15  11,05   700  1049  -2  157,874  -2   52,756    9,800  NON VERIFICATO   1  118,388  121,647   38,376   41,635  ║ 
║                                                                                   2  157,548  157,874   52,429   52,756  ║ 
║ 37  11,05  15,95  1049  1343   2  184,628   2   61,629    9,800  NON VERIFICATO   1  135,969  139,694   44,082   47,807  ║ 
║                                                                                   2  184,628  184,444   61,629   61,445  ║ 
║ 37  15,95  20,85  1343  1617  -2  173,723  -2   57,981    9,800  NON VERIFICATO   1  136,597  140,756   44,146   48,305  ║ 
║                                                                                   2  173,602  173,723   57,860   57,981  ║ 
║ 38   0,00   3,30    38   356  -1    7,560  -1    2,622    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,560    2,317    2,622  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,878    1,890    2,002  ║ 
║ 38   3,30   6,15   356   701  -2   33,079  -1   11,264    5,700  NON VERIFICATO   1   30,818   32,305    9,777   11,264  ║ 
║                                                                                   2   33,016   33,079   11,007   11,069  ║ 
║ 38   6,15  11,05   701  1050  -2  157,918  -2   52,751    9,800  NON VERIFICATO   1  118,340  121,595   38,362   41,617  ║ 
║                                                                                   2  157,649  157,918   52,482   52,751  ║ 
║ 38  11,05  15,95  1050  1344   2  184,743   2   61,684    9,800  NON VERIFICATO   1  135,909  139,634   44,062   47,787  ║ 
║                                                                                   2  184,743  184,509   61,684   61,450  ║ 
║ 38  15,95  20,85  1344  1618  -2  173,786  -2   57,986    9,800  NON VERIFICATO   1  136,549  140,706   44,130   48,288  ║ 
║                                                                                   2  173,714  173,786   57,914   57,986  ║ 
║ 38  20,85  24,00  1618  1847   2  108,534   2   37,110    6,300  NON VERIFICATO   1   83,999   86,101   27,333   29,434  ║ 
║                                                                                   2  108,534  105,786   37,110   34,363  ║ 
║ 39   0,00   3,30    39   357  -1    7,561  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,561    2,317    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,750    5,847    1,890    1,986  ║ 
║ 39   3,30   6,15   357   703   2   32,667  -1   11,263    5,700  NON VERIFICATO   1   30,812   32,301    9,775   11,263  ║ 
║                                                                                   2   32,667   32,614   10,929   10,876  ║ 
║ 39   6,15  11,05   703  1051   2  158,168   2   52,753    9,800  NON VERIFICATO   1  118,173  121,417   38,310   41,554  ║ 
║                                                                                   2  158,168  158,142   52,753   52,728  ║ 
║ 39  11,05  15,95  1051  1345   2  185,332   2   61,966    9,800  NON VERIFICATO   1  135,695  139,428   43,988   47,721  ║ 
║                                                                                   2  185,332  184,842   61,966   61,476  ║ 
║ 39  15,95  20,85  1345  1619   2  174,285   2   58,187    9,800  NON VERIFICATO   1  136,375  140,530   44,074   48,228  ║ 
║                                                                                   2  174,285  174,107   58,187   58,010  ║ 
║ 40   3,30   6,15   702   704   2   32,565  -1   11,263    5,700  NON VERIFICATO   1   30,812   32,300    9,775   11,263  ║ 
║                                                                                   2   32,565   32,478   10,907   10,820  ║ 
║ 40   6,15  11,05   704  1052   2  158,320   2   52,833    9,800  NON VERIFICATO   1  118,149  121,392   38,302   41,545  ║ 
║                                                                                   2  158,320  158,208   52,833   52,721  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 40  11,05  15,95  1052  1346   2  185,504   2   62,048    9,800  NON VERIFICATO   1  135,662  139,400   43,976   47,713  ║ 
║                                                                                   2  185,504  184,939   62,048   61,483  ║ 
║ 40  15,95  20,85  1346  1620   2  174,452   2   58,267    9,800  NON VERIFICATO   1  136,348  140,504   44,064   48,220  ║ 
║                                                                                   2  174,452  174,201   58,267   58,016  ║ 
║ 41   0,00   3,30    41   359  -1    7,561  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,561    2,316    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,736    5,818    1,890    1,972  ║ 
║ 41   3,30   6,15   359   705   2   32,350  -1   11,263    5,700  NON VERIFICATO   1   30,814   32,301    9,776   11,263  ║ 
║                                                                                   2   32,350   32,191   10,859   10,700  ║ 
║ 41   6,15  11,05   705  1053   2  158,640   2   53,000    9,800  NON VERIFICATO   1  118,135  121,382   38,296   41,543  ║ 
║                                                                                   2  158,640  158,346   53,000   52,706  ║ 
║ 41  11,05  15,95  1053  1347   2  185,868   2   62,222    9,800  NON VERIFICATO   1  135,638  139,389   43,964   47,714  ║ 
║                                                                                   2  185,868  185,145   62,222   61,499  ║ 
║ 41  15,95  20,85  1347  1621   2  174,805   2   58,437    9,800  NON VERIFICATO   1  136,326  140,489   44,055   48,217  ║ 
║                                                                                   2  174,805  174,399   58,437   58,031  ║ 
║ 42   0,00   3,30    42   360  -1    7,561  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,561    2,316    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,731    5,809    1,890    1,967  ║ 
║ 42   3,30   6,15   360   706  -1   32,302  -1   11,263    5,700  NON VERIFICATO   1   30,816   32,302    9,777   11,263  ║ 
║                                                                                   2   32,242   32,047   10,835   10,641  ║ 
║ 42   6,15  11,05   706  1054   2  158,800   2   53,084    9,800  NON VERIFICATO   1  118,147  121,398   38,299   41,550  ║ 
║                                                                                   2  158,800  158,415   53,084   52,699  ║ 
║ 42  11,05  15,95  1054  1348   2  186,050   2   62,309    9,800  NON VERIFICATO   1  135,648  139,407   43,964   47,724  ║ 
║                                                                                   2  186,050  185,247   62,309   61,507  ║ 
║ 42  15,95  20,85  1348  1622   2  174,981   2   58,521    9,800  NON VERIFICATO   1  136,334  140,501   44,056   48,223  ║ 
║                                                                                   2  174,981  174,499   58,521   58,038  ║ 
║ 43   0,00   3,30    43   361  -1    7,563  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,256    7,563    2,316    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,777    1,890    1,951  ║ 
║ 43   3,30   6,15   361   707  -1   32,307  -1   11,264    5,700  NON VERIFICATO   1   30,828   32,307    9,784   11,264  ║ 
║                                                                                   2   31,882   31,567   10,755   10,441  ║ 
║ 43   6,15  11,05   707  1055   2  159,336   2   53,364    9,800  NON VERIFICATO   1  118,276  121,553   38,334   41,611  ║ 
║                                                                                   2  159,336  158,647   53,364   52,675  ║ 
║ 43  11,05  15,95  1055  1349   2  186,658   2   62,600    9,800  NON VERIFICATO   1  135,791  139,589   44,000   47,797  ║ 
║                                                                                   2  186,658  185,591   62,600   61,533  ║ 
║ 43  15,95  20,85  1349  1623   2  175,571   2   58,804    9,800  NON VERIFICATO   1  136,446  140,636   44,086   48,276  ║ 
║                                                                                   2  175,571  174,830   58,804   58,063  ║ 
║ 43  20,85  24,00  1623  1848   2  114,083   2   40,426    6,300  NON VERIFICATO   1   83,694   86,195   27,270   29,754  ║ 
║                                                                                   2  114,083  106,934   40,426   33,280  ║ 
║ 44   0,00   3,30    44   362  -1    7,563  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,256    7,563    2,316    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,772    1,890    1,949  ║ 
║ 44   3,30   6,15   362   708  -1   32,309  -1   11,264    5,700  NON VERIFICATO   1   30,830   32,309    9,785   11,264  ║ 
║                                                                                   2   31,828   31,496   10,743   10,411  ║ 
║ 44   6,15  11,05   708  1056   2  159,416   2   53,406    9,800  NON VERIFICATO   1  118,307  121,590   38,342   41,625  ║ 
║                                                                                   2  159,416  158,681   53,406   52,671  ║ 
║ 44  11,05  15,95  1056  1350   2  186,749   2   62,643    9,800  NON VERIFICATO   1  135,827  139,632   44,009   47,814  ║ 
║                                                                                   2  186,749  185,642   62,643   61,537  ║ 
║ 44  15,95  20,85  1350  1624   2  175,659   2   58,846    9,800  NON VERIFICATO   1  136,474  140,669   44,094   48,289  ║ 
║                                                                                   2  175,659  174,880   58,846   58,067  ║ 
║ 45   0,00   3,30    45   363  -1    7,563  -1    2,624    6,600  VERIFICATO       1    7,256    7,563    2,316    2,624  ║ 
║                                                                                   2    5,709    5,764    1,890    1,945  ║ 
║ 45   3,30   6,15   363   709  -1   32,311  -1   11,264    5,700  NON VERIFICATO   1   30,834   32,311    9,788   11,264  ║ 
║                                                                                   2   31,743   31,382   10,724   10,364  ║ 
║ 45   6,15  11,05   709  1057   2  159,543   2   53,472    9,800  NON VERIFICATO   1  118,363  121,655   38,358   41,650  ║ 
║                                                                                   2  159,543  158,736   53,472   52,665  ║ 
║ 45  11,05  15,95  1057  1351   2  186,892   2   62,712    9,800  NON VERIFICATO   1  135,891  139,707   44,027   47,843  ║ 
║                                                                                   2  186,892  185,723   62,712   61,544  ║ 
║ 45  15,95  20,85  1351  1625   2  175,799   2   58,912    9,800  NON VERIFICATO   1  136,525  140,728   44,108   48,311  ║ 
║                                                                                   2  175,799  174,958   58,912   58,072  ║ 
║ 45  20,85  24,00  1625  1888   2  114,763   2   40,833    6,300  NON VERIFICATO   1   83,687   86,294   27,264   29,850  ║ 
║                                                                                   2  114,763  107,074   40,833   33,147  ║ 
║ 46   0,00   3,30    46   364  -1    7,564  -1    2,624    6,600  VERIFICATO       1    7,257    7,564    2,317    2,624  ║ 
║                                                                                   2    5,703    5,751    1,890    1,938  ║ 
║ 46   3,30   6,15   364   710  -1   32,315  -1   11,265    5,700  NON VERIFICATO   1   30,843   32,315    9,793   11,265  ║ 
║                                                                                   2   31,590   31,178   10,690   10,279  ║ 
║ 46   6,15  11,05   710  1058   2  159,771   2   53,591    9,800  NON VERIFICATO   1  118,483  121,793   38,392   41,703  ║ 
║                                                                                   2  159,771  158,835   53,591   52,655  ║ 
║ 46  11,05  15,95  1058  1352   2  187,151   2   62,836    9,800  NON VERIFICATO   1  136,030  139,869   44,066   47,905  ║ 
║                                                                                   2  187,151  185,869   62,836   61,555  ║ 
║ 46  15,95  20,85  1352  1626   2  176,049   2   59,033    9,800  NON VERIFICATO   1  136,635  140,854   44,140   48,359  ║ 
║                                                                                   2  176,049  175,099   59,033   58,083  ║ 
║ 46  20,85  24,00  1626  1889   2  115,512   2   41,280    6,300  NON VERIFICATO   1   83,687   86,425   27,256   29,970  ║ 
║                                                                                   2  115,512  107,229   41,280   33,001  ║ 
║ 47   0,00   3,30    47   365  -1    7,564  -1    2,624    6,600  VERIFICATO       1    7,257    7,564    2,317    2,624  ║ 
║                                                                                   2    5,699    5,743    1,890    1,935  ║ 
║ 47   3,30   6,15   365   711  -1   32,318  -1   11,265    5,700  NON VERIFICATO   1   30,849   32,318    9,796   11,265  ║ 
║                                                                                   2   31,505   31,065   10,671   10,232  ║ 
║ 47   6,15  11,05   711  1059   2  159,897   2   53,657    9,800  NON VERIFICATO   1  118,560  121,883   38,414   41,736  ║ 
║                                                                                   2  159,897  158,889   53,657   52,649  ║ 
║ 47  11,05  15,95  1059  1353   2  187,294   2   62,904    9,800  NON VERIFICATO   1  136,121  139,973   44,092   47,944  ║ 
║                                                                                   2  187,294  185,951   62,904   61,561  ║ 
║ 47  15,95  20,85  1353  1627   2  176,189   2   59,099    9,800  NON VERIFICATO   1  136,707  140,935   44,161   48,389  ║ 
║                                                                                   2  176,189  175,177   59,099   58,088  ║ 
║ 47  20,85  24,00  1627  1890   2  115,929   2   41,529    6,300  NON VERIFICATO   1   83,690   86,508   27,252   30,043  ║ 
║                                                                                   2  115,929  107,315   41,529   32,920  ║ 
║ 48   0,00   3,30    48   366  -1    7,567  -1    2,624    6,600  VERIFICATO       1    7,260    7,567    2,318    2,624  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,706    1,891    1,916  ║ 
║ 48   3,30   6,15   366   712  -1   32,336  -1   11,267    5,700  NON VERIFICATO   1   30,883   32,336    9,815   11,267  ║ 
║                                                                                   2   31,088   30,510   10,579   10,001  ║ 
║ 48   6,15  11,05   712  1060   2  160,517   2   53,981    9,800  NON VERIFICATO   1  119,050  122,444   38,554   41,948  ║ 
║                                                                                   2  160,517  159,157   53,981   52,621  ║ 
║ 48  11,05  15,95  1060  1354   2  187,998   2   63,241    9,800  NON VERIFICATO   1  136,697  140,627   44,259   48,189  ║ 
║                                                                                   2  187,998  186,348   63,241   61,592  ║ 
║ 48  15,95  20,85  1354  1628   2  176,871   2   59,426    9,800  NON VERIFICATO   1  137,166  141,451   44,295   48,580  ║ 
║                                                                                   2  176,871  175,561   59,426   58,117  ║ 
║ 48  20,85  24,00  1628  1891   2  117,968   2   42,748    6,300  NON VERIFICATO   1   83,743   87,016   27,233   30,462  ║ 
║                                                                                   2  117,968  107,737   42,748   32,522  ║ 
║ 49   0,00   3,30    49   367  -1    7,533  -1    2,615    6,600  VERIFICATO       1    7,223    7,533    2,306    2,615  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,948    1,889    2,037  ║ 
║ 49   3,30   6,15   367   713  -2   34,123  -2   11,508    5,700  NON VERIFICATO   1   30,614   32,143    9,697   11,225  ║ 
║                                                                                   2   33,792   34,123   11,177   11,508  ║ 
║ 49   6,15  11,05   713  1061  -2  157,415  -2   52,804    9,800  NON VERIFICATO   1  121,146  124,631   39,221   42,706  ║ 
║                                                                                   2  156,491  157,415   51,880   52,804  ║ 
║ 49  11,05  15,95  1061  1355  -2  183,763  -2   61,393    9,800  NON VERIFICATO   1  139,261  143,145   45,125   49,010  ║ 
║                                                                                   2  183,429  183,763   61,059   61,393  ║ 
║ 49  15,95  20,85  1355  1629  -2  173,066  -2   57,932    9,800  NON VERIFICATO   1  139,466  143,796   45,045   49,375  ║ 
║                                                                                   2  172,439  173,066   57,307   57,932  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 49  20,85  24,00  1629  1892  -2  104,994  -2   35,116    6,300  NON VERIFICATO   1   85,398   88,387   27,470   30,459  ║ 
║                                                                                   2  104,724  104,994   34,846   35,116  ║ 
║ 50   0,00   3,30    50   368  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,221    7,533    2,304    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,782    5,913    1,889    2,020  ║ 
║ 50   3,30   6,15   368   714  -2   33,605  -2   11,293    5,700  NON VERIFICATO   1   30,588   32,128    9,684   11,223  ║ 
║                                                                                   2   33,403   33,605   11,091   11,293  ║ 
║ 50   6,15  11,05   714  1062  -2  157,665  -2   52,778    9,800  NON VERIFICATO   1  120,654  124,088   39,073   42,508  ║ 
║                                                                                   2  157,069  157,665   52,182   52,778  ║ 
║ 50  11,05  15,95  1062  1356  -2  184,134  -2   61,421    9,800  NON VERIFICATO   1  138,655  142,516   44,931   48,793  ║ 
║                                                                                   2  184,085  184,134   61,372   61,421  ║ 
║ 50  15,95  20,85  1356  1630  -2  173,423  -2   57,959    9,800  NON VERIFICATO   1  138,976  143,276   44,892   49,192  ║ 
║                                                                                   2  173,075  173,423   57,611   57,959  ║ 
║ 50  20,85  24,00  1630  1893   2  106,624   2   35,981    6,300  NON VERIFICATO   1   85,144   87,984   27,444   30,283  ║ 
║                                                                                   2  106,624  105,387   35,981   34,745  ║ 
║ 51   0,00   3,30    51   369  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,220    7,533    2,304    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,778    5,905    1,889    2,016  ║ 
║ 51   3,30   6,15   369   715  -2   33,492  -2   11,246    5,700  NON VERIFICATO   1   30,584   32,125    9,682   11,222  ║ 
║                                                                                   2   33,318   33,492   11,072   11,246  ║ 
║ 51   6,15  11,05   715  1063  -2  157,719  -2   52,772    9,800  NON VERIFICATO   1  120,567  123,993   39,047   42,473  ║ 
║                                                                                   2  157,195  157,719   52,248   52,772  ║ 
║ 51  11,05  15,95  1063  1357   2  184,228   2   61,441    9,800  NON VERIFICATO   1  138,547  142,406   44,896   48,755  ║ 
║                                                                                   2  184,228  184,215   61,441   61,428  ║ 
║ 51  15,95  20,85  1357  1631  -2  173,501  -2   57,965    9,800  NON VERIFICATO   1  138,889  143,184   44,865   49,160  ║ 
║                                                                                   2  173,215  173,501   57,678   57,965  ║ 
║ 51  20,85  24,00  1631  1894   2  107,040   2   36,230    6,300  NON VERIFICATO   1   85,095   87,915   27,439   30,258  ║ 
║                                                                                   2  107,040  105,473   36,230   34,664  ║ 
║ 52   0,00   3,30    52   370  -1    7,532  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,220    7,532    2,303    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,772    5,892    1,889    2,009  ║ 
║ 52   3,30   6,15   370   716  -2   33,288  -1   11,222    5,700  NON VERIFICATO   1   30,578   32,121    9,678   11,222  ║ 
║                                                                                   2   33,165   33,288   11,038   11,161  ║ 
║ 52   6,15  11,05   716  1064  -2  157,818  -2   52,762    9,800  NON VERIFICATO   1  120,430  123,843   39,006   42,419  ║ 
║                                                                                   2  157,423  157,818   52,367   52,762  ║ 
║ 52  11,05  15,95  1064  1358   2  184,487   2   61,565    9,800  NON VERIFICATO   1  138,376  142,232   44,841   48,696  ║ 
║                                                                                   2  184,487  184,361   61,565   61,439  ║ 
║ 52  15,95  20,85  1358  1632  -2  173,642  -2   57,975    9,800  NON VERIFICATO   1  138,751  143,039   44,821   49,109  ║ 
║                                                                                   2  173,466  173,642   57,798   57,975  ║ 
║ 52  20,85  24,00  1632  1895   2  107,789   2   36,678    6,300  NON VERIFICATO   1   85,013   87,809   27,429   30,223  ║ 
║                                                                                   2  107,789  105,628   36,678   34,517  ║ 
║ 53   0,00   3,30    53   371  -1    7,532  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,532    2,303    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,768    5,884    1,890    2,006  ║ 
║ 53   3,30   6,15   371   718  -2   33,175  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,575   32,119    9,677   11,221  ║ 
║                                                                                   2   33,080   33,175   11,019   11,114  ║ 
║ 53   6,15  11,05   718  1065  -2  157,872  -2   52,756    9,800  NON VERIFICATO   1  120,365  123,772   38,986   42,393  ║ 
║                                                                                   2  157,550  157,872   52,433   52,756  ║ 
║ 53  11,05  15,95  1065  1359   2  184,630   2   61,633    9,800  NON VERIFICATO   1  138,295  142,149   44,814   48,668  ║ 
║                                                                                   2  184,630  184,442   61,633   61,445  ║ 
║ 53  15,95  20,85  1359  1633  -2  173,721  -2   57,981    9,800  NON VERIFICATO   1  138,685  142,970   44,800   49,085  ║ 
║                                                                                   2  173,605  173,721   57,865   57,981  ║ 
║ 54   3,30   6,15   717   719  -2   33,031  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,572   32,117    9,675   11,221  ║ 
║                                                                                   2   32,972   33,031   10,995   11,054  ║ 
║ 54   6,15  11,05   719  1066  -2  157,942  -2   52,749    9,800  NON VERIFICATO   1  120,292  123,694   38,964   42,365  ║ 
║                                                                                   2  157,710  157,942   52,517   52,749  ║ 
║ 54  11,05  15,95  1066  1360   2  184,812   2   61,720    9,800  NON VERIFICATO   1  138,204  142,059   44,784   48,638  ║ 
║                                                                                   2  184,812  184,545   61,720   61,453  ║ 
║ 54  15,95  20,85  1360  1634  -2  173,820  -2   57,988    9,800  NON VERIFICATO   1  138,611  142,894   44,776   49,059  ║ 
║                                                                                   2  173,781  173,820   57,949   57,988  ║ 
║ 55   3,30   6,15   720   722  -2   32,940  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,570   32,116    9,675   11,221  ║ 
║                                                                                   2   32,904   32,940   10,980   11,016  ║ 
║ 55   6,15  11,05   722  1067  -2  157,985  -2   52,744    9,800  NON VERIFICATO   1  120,253  123,651   38,952   42,350  ║ 
║                                                                                   2  157,811  157,985   52,570   52,744  ║ 
║ 55  11,05  15,95  1067  1361   2  184,927   2   61,775    9,800  NON VERIFICATO   1  138,154  142,010   44,767   48,622  ║ 
║                                                                                   2  184,927  184,610   61,775   61,458  ║ 
║ 55  15,95  20,85  1361  1635   2  173,893   2   58,003    9,800  NON VERIFICATO   1  138,571  142,852   44,763   49,045  ║ 
║                                                                                   2  173,893  173,883   58,003   57,993  ║ 
║ 56   3,30   6,15   721   723   2   32,779  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,568   32,115    9,674   11,221  ║ 
║                                                                                   2   32,779   32,774   10,953   10,947  ║ 
║ 56   6,15  11,05   723  1068  -2  158,066  -2   52,736    9,800  NON VERIFICATO   1  120,194  123,588   38,933   42,327  ║ 
║                                                                                   2  157,997  158,066   52,667   52,736  ║ 
║ 56  11,05  15,95  1068  1362   2  185,138   2   61,876    9,800  NON VERIFICATO   1  138,078  141,936   44,741   48,599  ║ 
║                                                                                   2  185,138  184,729   61,876   61,467  ║ 
║ 56  15,95  20,85  1362  1636   2  174,097   2   58,101    9,800  NON VERIFICATO   1  138,509  142,790   44,743   49,024  ║ 
║                                                                                   2  174,097  173,997   58,101   58,001  ║ 
║ 57   3,30   6,15   724   725   2   32,711  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,567   32,114    9,673   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,711   32,683   10,937   10,910  ║ 
║ 57   6,15  11,05   725  1069  -2  158,109  -2   52,731    9,800  NON VERIFICATO   1  120,169  123,561   38,925   42,318  ║ 
║                                                                                   2  158,098  158,109   52,720   52,731  ║ 
║ 57  11,05  15,95  1069  1363   2  185,253   2   61,931    9,800  NON VERIFICATO   1  138,045  141,905   44,729   48,589  ║ 
║                                                                                   2  185,253  184,793   61,931   61,472  ║ 
║ 57  15,95  20,85  1363  1637   2  174,208   2   58,154    9,800  NON VERIFICATO   1  138,482  142,763   44,734   49,015  ║ 
║                                                                                   2  174,208  174,060   58,154   58,006  ║ 
║ 58   0,00   3,30    56   374  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,533    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,743    5,834    1,890    1,980  ║ 
║ 58   3,30   6,15   374   726   2   32,513  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,567   32,113    9,673   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,513   32,419   10,893   10,800  ║ 
║ 58   6,15  11,05   726  1070   2  158,393   2   52,874    9,800  NON VERIFICATO   1  120,122  123,515   38,910   42,302  ║ 
║                                                                                   2  158,393  158,237   52,874   52,718  ║ 
║ 58  11,05  15,95  1070  1364   2  185,588   2   62,091    9,800  NON VERIFICATO   1  137,983  141,852   44,706   48,575  ║ 
║                                                                                   2  185,588  184,983   62,091   61,487  ║ 
║ 58  15,95  20,85  1364  1638   2  174,533   2   58,310    9,800  NON VERIFICATO   1  138,430  142,714   44,716   48,999  ║ 
║                                                                                   2  174,533  174,243   58,310   58,019  ║ 
║ 59   0,00   3,30    57   375  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,533    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,738    5,824    1,890    1,975  ║ 
║ 59   3,30   6,15   375   728   2   32,399  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,568   32,114    9,674   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,399   32,268   10,868   10,737  ║ 
║ 59   6,15  11,05   728  1071   2  158,562   2   52,962    9,800  NON VERIFICATO   1  120,115  123,509   38,907   42,301  ║ 
║                                                                                   2  158,562  158,310   52,962   52,710  ║ 
║ 59  11,05  15,95  1071  1365   2  185,779   2   62,183    9,800  NON VERIFICATO   1  137,970  141,846   44,699   48,575  ║ 
║                                                                                   2  185,779  185,091   62,183   61,495  ║ 
║ 59  15,95  20,85  1365  1639   2  174,719   2   58,399    9,800  NON VERIFICATO   1  138,419  142,705   44,711   48,998  ║ 
║                                                                                   2  174,719  174,347   58,399   58,027  ║ 
║ 60   3,30   6,15   727   729   2   32,201  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,571   32,115    9,676   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,201   32,003   10,824   10,627  ║ 
║ 60   6,15  11,05   729  1072   2  158,857   2   53,116    9,800  NON VERIFICATO   1  120,134  123,536   38,911   42,313  ║ 
║                                                                                   2  158,857  158,437   53,116   52,697  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 60  11,05  15,95  1072  1366   2  186,114   2   62,343    9,800  NON VERIFICATO   1  137,986  141,878   44,700   48,591  ║ 
║                                                                                   2  186,114  185,280   62,343   61,509  ║ 
║ 60  15,95  20,85  1366  1640   2  175,044   2   58,554    9,800  NON VERIFICATO   1  138,430  142,725   44,712   49,007  ║ 
║                                                                                   2  175,044  174,530   58,554   58,040  ║ 
║ 61   3,30   6,15   730   732   2   32,133  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,573   32,116    9,677   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,133   31,913   10,809   10,589  ║ 
║ 61   6,15  11,05   732  1073   2  158,958   2   53,169    9,800  NON VERIFICATO   1  120,150  123,556   38,915   42,321  ║ 
║                                                                                   2  158,958  158,481   53,169   52,692  ║ 
║ 61  11,05  15,95  1073  1367   2  186,229   2   62,398    9,800  NON VERIFICATO   1  138,003  141,901   44,703   48,601  ║ 
║                                                                                   2  186,229  185,345   62,398   61,514  ║ 
║ 61  15,95  20,85  1367  1641   2  175,155   2   58,608    9,800  NON VERIFICATO   1  138,444  142,742   44,716   49,014  ║ 
║                                                                                   2  175,155  174,592   58,608   58,045  ║ 
║ 62   3,30   6,15   731   733  -1   32,118  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,577   32,118    9,680   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,008   31,747   10,781   10,520  ║ 
║ 62   6,15  11,05   733  1074   2  159,144   2   53,266    9,800  NON VERIFICATO   1  120,192  123,607   38,927   42,341  ║ 
║                                                                                   2  159,144  158,561   53,266   52,684  ║ 
║ 62  11,05  15,95  1074  1368   2  186,439   2   62,498    9,800  NON VERIFICATO   1  138,050  141,961   44,715   48,625  ║ 
║                                                                                   2  186,439  185,464   62,498   61,523  ║ 
║ 62  15,95  20,85  1368  1642   2  175,360   2   58,706    9,800  NON VERIFICATO   1  138,480  142,787   44,725   49,032  ║ 
║                                                                                   2  175,360  174,707   58,706   58,054  ║ 
║ 63   3,30   6,15   734   735  -1   32,119  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,579   32,119    9,681   11,221  ║ 
║                                                                                   2   31,940   31,656   10,766   10,483  ║ 
║ 63   6,15  11,05   735  1075   2  159,245   2   53,319    9,800  NON VERIFICATO   1  120,223  123,642   38,935   42,355  ║ 
║                                                                                   2  159,245  158,605   53,319   52,679  ║ 
║ 63  11,05  15,95  1075  1369   2  186,554   2   62,553    9,800  NON VERIFICATO   1  138,084  142,002   44,724   48,642  ║ 
║                                                                                   2  186,554  185,529   62,553   61,528  ║ 
║ 63  15,95  20,85  1369  1643   2  175,471   2   58,759    9,800  NON VERIFICATO   1  138,507  142,818   44,733   49,044  ║ 
║                                                                                   2  175,471  174,770   58,759   58,058  ║ 
║ 64   0,00   3,30    60   378  -1    7,535  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,220    7,535    2,302    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,773    1,890    1,950  ║ 
║ 64   3,30   6,15   378   736  -1   32,122  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,585   32,122    9,684   11,221  ║ 
║                                                                                   2   31,824   31,501   10,740   10,418  ║ 
║ 64   6,15  11,05   736  1076   2  159,418   2   53,409    9,800  NON VERIFICATO   1  120,285  123,715   38,952   42,383  ║ 
║                                                                                   2  159,418  158,680   53,409   52,672  ║ 
║ 64  11,05  15,95  1076  1370   2  186,751   2   62,647    9,800  NON VERIFICATO   1  138,155  142,088   44,743   48,675  ║ 
║                                                                                   2  186,751  185,640   62,647   61,537  ║ 
║ 64  15,95  20,85  1370  1644   2  175,662   2   58,850    9,800  NON VERIFICATO   1  138,563  142,884   44,748   49,069  ║ 
║                                                                                   2  175,662  174,877   58,850   58,066  ║ 
║ 65   0,00   3,30    61   379  -1    7,535  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,220    7,535    2,302    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,709    5,765    1,890    1,946  ║ 
║ 65   3,30   6,15   379   737  -1   32,124  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,589   32,124    9,687   11,221  ║ 
║                                                                                   2   31,739   31,388   10,722   10,371  ║ 
║ 65   6,15  11,05   737  1077   2  159,545   2   53,476    9,800  NON VERIFICATO   1  120,340  123,779   38,968   42,407  ║ 
║                                                                                   2  159,545  158,735   53,476   52,666  ║ 
║ 65  11,05  15,95  1077  1371   2  186,894   2   62,716    9,800  NON VERIFICATO   1  138,218  142,162   44,760   48,704  ║ 
║                                                                                   2  186,894  185,721   62,716   61,543  ║ 
║ 65  15,95  20,85  1371  1645   2  175,801   2   58,917    9,800  NON VERIFICATO   1  138,613  142,942   44,763   49,091  ║ 
║                                                                                   2  175,801  174,955   58,917   58,072  ║ 
║ 65  20,85  24,00  1645  1896   2  114,768   2   40,846    6,300  NON VERIFICATO   1   84,630   87,914   27,350   30,609  ║ 
║                                                                                   2  114,768  107,071   40,846   33,155  ║ 
║ 66   0,00   3,30    62   380  -1    7,536  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,221    7,536    2,302    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,702    5,751    1,890    1,939  ║ 
║ 66   3,30   6,15   380   738  -1   32,128  -1   11,222    5,700  NON VERIFICATO   1   30,598   32,128    9,692   11,222  ║ 
║                                                                                   2   31,586   31,184   10,688   10,286  ║ 
║ 66   6,15  11,05   738  1078   2  159,772   2   53,595    9,800  NON VERIFICATO   1  120,458  123,916   39,001   42,459  ║ 
║                                                                                   2  159,772  158,833   53,595   52,656  ║ 
║ 66  11,05  15,95  1078  1372   2  187,153   2   62,839    9,800  NON VERIFICATO   1  138,355  142,321   44,799   48,765  ║ 
║                                                                                   2  187,153  185,867   62,839   61,554  ║ 
║ 66  15,95  20,85  1372  1646   2  176,052   2   59,037    9,800  NON VERIFICATO   1  138,722  143,066   44,794   49,138  ║ 
║                                                                                   2  176,052  175,096   59,037   58,082  ║ 
║ 66  20,85  24,00  1646  1897   2  115,517   2   41,294    6,300  NON VERIFICATO   1   84,630   88,043   27,343   30,726  ║ 
║                                                                                   2  115,517  107,226   41,294   33,009  ║ 
║ 67   0,00   3,30    63   381  -1    7,536  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,222    7,536    2,302    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,699    5,744    1,890    1,935  ║ 
║ 67   3,30   6,15   381   739  -1   32,131  -1   11,222    5,700  NON VERIFICATO   1   30,603   32,131    9,695   11,222  ║ 
║                                                                                   2   31,501   31,070   10,669   10,239  ║ 
║ 67   6,15  11,05   739  1079   2  159,899   2   53,661    9,800  NON VERIFICATO   1  120,534  124,003   39,023   42,492  ║ 
║                                                                                   2  159,899  158,888   53,661   52,650  ║ 
║ 67  11,05  15,95  1079  1373   2  187,296   2   62,908    9,800  NON VERIFICATO   1  138,444  142,424   44,824   48,803  ║ 
║                                                                                   2  187,296  185,948   62,908   61,561  ║ 
║ 67  15,95  20,85  1373  1647   2  176,191   2   59,104    9,800  NON VERIFICATO   1  138,793  143,146   44,814   49,168  ║ 
║                                                                                   2  176,191  175,175   59,104   58,088  ║ 
║ 67  20,85  24,00  1647  1898   2  115,933   2   41,542    6,300  NON VERIFICATO   1   84,634   88,124   27,339   30,797  ║ 
║                                                                                   2  115,933  107,312   41,542   32,928  ║ 
║ 68   0,00   3,30    64   382  -1    7,539  -1    2,618    6,600  VERIFICATO       1    7,224    7,539    2,303    2,618  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,707    1,891    1,917  ║ 
║ 68   3,30   6,15   382   740  -1   32,149  -1   11,224    5,700  NON VERIFICATO   1   30,638   32,149    9,714   11,224  ║ 
║                                                                                   2   31,084   30,515   10,576   10,009  ║ 
║ 68   6,15  11,05   740  1080   2  160,519   2   53,985    9,800  NON VERIFICATO   1  121,016  124,555   39,161   42,701  ║ 
║                                                                                   2  160,519  159,156   53,985   52,622  ║ 
║ 68  11,05  15,95  1080  1374   2  188,000   2   63,244    9,800  NON VERIFICATO   1  139,011  143,067   44,988   49,044  ║ 
║                                                                                   2  188,000  186,346   63,244   61,591  ║ 
║ 68  15,95  20,85  1374  1648   2  176,874   2   59,431    9,800  NON VERIFICATO   1  139,245  143,654   44,947   49,356  ║ 
║                                                                                   2  176,874  175,558   59,431   58,116  ║ 
║ 68  20,85  24,00  1648  1899   2  117,972   2   42,761    6,300  NON VERIFICATO   1   84,686   88,623   27,320   31,206  ║ 
║                                                                                   2  117,972  107,734   42,761   32,530  ║ 
║ 69   0,00   3,30    65   383  -1    7,484  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,160    7,484    2,280    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,949    1,889    2,039  ║ 
║ 69   3,30   6,15   383   741  -2   34,136  -2   11,521    5,700  NON VERIFICATO   1   30,179   31,811    9,517   11,149  ║ 
║                                                                                   2   33,787   34,136   11,173   11,521  ║ 
║ 69   6,15  11,05   741  1082  -2  157,412  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  124,631  128,376   40,296   44,041  ║ 
║                                                                                   2  156,495  157,412   51,888   52,805  ║ 
║ 69  11,05  15,95  1082  1375  -2  183,759  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  143,360  147,472   46,416   50,528  ║ 
║                                                                                   2  183,434  183,759   61,067   61,392  ║ 
║ 69  15,95  20,85  1375  1649  -2  173,061  -2   57,932    9,800  NON VERIFICATO   1  143,150  147,702   46,200   50,751  ║ 
║                                                                                   2  172,445  173,061   57,315   57,932  ║ 
║ 69  20,85  24,00  1649  1849  -2  104,988  -2   35,131    6,300  NON VERIFICATO   1   87,058   91,247   27,623   31,813  ║ 
║                                                                                   2  104,749  104,988   34,893   35,131  ║ 
║ 70   0,00   3,30    66   384  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,156    7,483    2,277    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,773    5,897    1,889    2,013  ║ 
║ 70   3,30   6,15   384   742  -2   33,365  -2   11,201    5,700  NON VERIFICATO   1   30,144   31,790    9,500   11,146  ║ 
║                                                                                   2   33,208   33,365   11,044   11,201  ║ 
║ 71   0,00   3,30    67   385  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,156    7,483    2,277    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,767    5,884    1,890    2,006  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 71   3,30   6,15   385   743  -2   33,165  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,139   31,787    9,497   11,145  ║ 
║                                                                                   2   33,058   33,165   11,011   11,118  ║ 
║ 72   0,00   3,30    68   386  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,483    2,277    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,763    5,876    1,890    2,002  ║ 
║ 72   3,30   6,15   386   744  -2   33,052  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,136   31,785    9,496   11,145  ║ 
║                                                                                   2   32,973   33,052   10,992   11,071  ║ 
║ 72   6,15  11,05   744  1086  -2  157,935  -2   52,750    9,800  NON VERIFICATO   1  123,805  127,470   40,047   43,711  ║ 
║                                                                                   2  157,706  157,935   52,520   52,750  ║ 
║ 72  11,05  15,95  1086  1378   2  184,807   2   61,723    9,800  NON VERIFICATO   1  142,338  146,422   46,085   50,169  ║ 
║                                                                                   2  184,807  184,536   61,723   61,452  ║ 
║ 72  15,95  20,85  1378  1652  -2  173,810  -2   57,987    9,800  NON VERIFICATO   1  142,321  146,827   45,938   50,445  ║ 
║                                                                                   2  173,777  173,810   57,954   57,987  ║ 
║ 73   0,00   3,30    69   387  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,483    2,276    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,759    5,868    1,890    1,998  ║ 
║ 73   3,30   6,15   387   745  -2   32,923  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,134   31,784    9,495   11,145  ║ 
║                                                                                   2   32,876   32,923   10,971   11,018  ║ 
║ 73   6,15  11,05   745  1087  -2  157,997  -2   52,743    9,800  NON VERIFICATO   1  123,752  127,412   40,031   43,691  ║ 
║                                                                                   2  157,849  157,997   52,595   52,743  ║ 
║ 73  11,05  15,95  1087  1379   2  184,970   2   61,801    9,800  NON VERIFICATO   1  142,270  146,356   46,062   50,148  ║ 
║                                                                                   2  184,970  184,627   61,801   61,459  ║ 
║ 73  15,95  20,85  1379  1653   2  173,935   2   58,029    9,800  NON VERIFICATO   1  142,266  146,771   45,921   50,425  ║ 
║                                                                                   2  173,935  173,899   58,029   57,993  ║ 
║ 74   0,00   3,30    70   388  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,483    2,276    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,755    5,860    1,890    1,994  ║ 
║ 74   3,30   6,15   388   746  -2   32,803  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,132   31,783    9,494   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,786   32,803   10,951   10,967  ║ 
║ 74   6,15  11,05   746  1088  -2  158,056  -2   52,737    9,800  NON VERIFICATO   1  123,711  127,368   40,018   43,675  ║ 
║                                                                                   2  157,984  158,056   52,666   52,737  ║ 
║ 74  11,05  15,95  1088  1380   2  185,123   2   61,874    9,800  NON VERIFICATO   1  142,218  146,305   46,044   50,131  ║ 
║                                                                                   2  185,123  184,714   61,874   61,465  ║ 
║ 74  15,95  20,85  1380  1654   2  174,084   2   58,100    9,800  NON VERIFICATO   1  142,223  146,727   45,906   50,411  ║ 
║                                                                                   2  174,084  173,983   58,100   58,000  ║ 
║ 75   0,00   3,30    71   389  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,483    2,276    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,751    5,851    1,890    1,990  ║ 
║ 75   3,30   6,15   389   747   2   32,689  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,131   31,782    9,494   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,689   32,674   10,929   10,914  ║ 
║ 75   6,15  11,05   747  1089   2  158,128   2   52,741    9,800  NON VERIFICATO   1  123,676  127,332   40,007   43,663  ║ 
║                                                                                   2  158,128  158,118   52,741   52,731  ║ 
║ 75  11,05  15,95  1089  1381   2  185,286   2   61,952    9,800  NON VERIFICATO   1  142,172  146,263   46,028   50,118  ║ 
║                                                                                   2  185,286  184,806   61,952   61,472  ║ 
║ 75  15,95  20,85  1381  1656   2  174,241   2   58,176    9,800  NON VERIFICATO   1  142,186  146,690   45,894   50,398  ║ 
║                                                                                   2  174,241  174,071   58,176   58,006  ║ 
║ 76   0,00   3,30    72   390  -1    7,483  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,483    2,276    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,747    5,844    1,890    1,986  ║ 
║ 76   3,30   6,15   390   748   2   32,610  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,131   31,782    9,493   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,610   32,568   10,911   10,870  ║ 
║ 76   6,15  11,05   748  1090   2  158,246   2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  123,655  127,310   40,000   43,655  ║ 
║                                                                                   2  158,246  158,169   52,802   52,725  ║ 
║ 76  11,05  15,95  1090  1382   2  185,420   2   62,016    9,800  NON VERIFICATO   1  142,144  146,237   46,018   50,111  ║ 
║                                                                                   2  185,420  184,882   62,016   61,478  ║ 
║ 77   0,00   3,30    73   391  -1    7,484  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,484    2,276    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,733    5,815    1,890    1,972  ║ 
║ 77   3,30   6,15   391   749   2   32,281  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,134   31,782    9,495   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,281   32,130   10,838   10,688  ║ 
║ 77   6,15  11,05   749  1091   2  158,735   2   53,058    9,800  NON VERIFICATO   1  123,635  127,296   39,991   43,653  ║ 
║                                                                                   2  158,735  158,380   53,058   52,703  ║ 
║ 77  11,05  15,95  1091  1383   2  185,975   2   62,282    9,800  NON VERIFICATO   1  142,109  146,222   46,000   50,113  ║ 
║                                                                                   2  185,975  185,195   62,282   61,502  ║ 
║ 78   0,00   3,30    74   392  -1    7,484  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,484    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,729    5,807    1,890    1,968  ║ 
║ 78   3,30   6,15   392   750   2   32,190  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,136   31,783    9,497   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,190   32,010   10,818   10,638  ║ 
║ 78   6,15  11,05   750  1092   2  158,870   2   53,128    9,800  NON VERIFICATO   1  123,649  127,314   39,995   43,660  ║ 
║                                                                                   2  158,870  158,439   53,128   52,697  ║ 
║ 78  11,05  15,95  1092  1384   2  186,128   2   62,355    9,800  NON VERIFICATO   1  142,123  146,244   46,002   50,123  ║ 
║                                                                                   2  186,128  185,282   62,355   61,509  ║ 
║ 78  15,95  20,85  1384  1660   2  175,059   2   58,567    9,800  NON VERIFICATO   1  142,142  146,661   45,875   50,394  ║ 
║                                                                                   2  175,059  174,531   58,567   58,040  ║ 
║ 79   0,00   3,30    75   393  -1    7,484  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,484    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,725    5,798    1,890    1,963  ║ 
║ 79   3,30   6,15   393   751   2   32,094  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,138   31,784    9,498   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,094   31,881   10,797   10,585  ║ 
║ 79   6,15  11,05   751  1093   2  159,013   2   53,203    9,800  NON VERIFICATO   1  123,673  127,344   40,001   43,672  ║ 
║                                                                                   2  159,013  158,501   53,203   52,691  ║ 
║ 79  11,05  15,95  1093  1385   2  186,291   2   62,433    9,800  NON VERIFICATO   1  142,149  146,279   46,008   50,137  ║ 
║                                                                                   2  186,291  185,374   62,433   61,516  ║ 
║ 79  15,95  20,85  1385  1661   2  175,216   2   58,643    9,800  NON VERIFICATO   1  142,162  146,686   45,880   50,404  ║ 
║                                                                                   2  175,216  174,620   58,643   58,047  ║ 
║ 80   0,00   3,30    76   394  -1    7,485  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,156    7,485    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,721    5,791    1,890    1,960  ║ 
║ 80   3,30   6,15   394   752   2   32,009  -1   11,144    5,700  NON VERIFICATO   1   30,141   31,786    9,500   11,144  ║ 
║                                                                                   2   32,009   31,768   10,778   10,538  ║ 
║ 80   6,15  11,05   752  1094   2  159,140   2   53,269    9,800  NON VERIFICATO   1  123,702  127,379   40,009   43,686  ║ 
║                                                                                   2  159,140  158,555   53,269   52,685  ║ 
║ 80  11,05  15,95  1094  1386   2  186,435   2   62,501    9,800  NON VERIFICATO   1  142,181  146,320   46,016   50,154  ║ 
║                                                                                   2  186,435  185,455   62,501   61,522  ║ 
║ 80  15,95  20,85  1386  1662   2  175,356   2   58,710    9,800  NON VERIFICATO   1  142,188  146,717   45,887   50,416  ║ 
║                                                                                   2  175,356  174,698   58,710   58,052  ║ 
║ 81   0,00   3,30    77   395  -1    7,485  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,156    7,485    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,717    5,782    1,890    1,955  ║ 
║ 81   3,30   6,15   395   754   2   31,912  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,145   31,788    9,502   11,145  ║ 
║                                                                                   2   31,912   31,640   10,757   10,485  ║ 
║ 81   6,15  11,05   754  1096   2  159,283   2   53,344    9,800  NON VERIFICATO   1  123,745  127,429   40,021   43,705  ║ 
║                                                                                   2  159,283  158,617   53,344   52,679  ║ 
║ 81  11,05  15,95  1096  1387   2  186,597   2   62,579    9,800  NON VERIFICATO   1  142,229  146,378   46,029   50,177  ║ 
║                                                                                   2  186,597  185,547   62,579   61,529  ║ 
║ 81  15,95  20,85  1387  1663   2  175,514   2   58,785    9,800  NON VERIFICATO   1  142,225  146,761   45,897   50,433  ║ 
║                                                                                   2  175,514  174,787   58,785   58,059  ║ 
║ 82   3,30   6,15   753   755   2   31,804  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,150   31,790    9,505   11,145  ║ 
║                                                                                   2   31,804   31,496   10,733   10,425  ║ 
║ 83   0,00   3,30   285   579  -1    7,486  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,157    7,486    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,761    1,890    1,945  ║ 
║ 83   3,30   6,15   579   756  -1   31,794  -1   11,145    5,700  NON VERIFICATO   1   30,157   31,794    9,509   11,145  ║ 
║                                                                                   2   31,677   31,326   10,704   10,355  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 84   0,00   3,30    80   398  -1    7,489  -1    2,606    6,600  VERIFICATO       1    7,161    7,489    2,277    2,606  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,708    1,891    1,918  ║ 
║ 84   3,30   6,15   398   757  -1   31,817  -1   11,148    5,700  NON VERIFICATO   1   30,203   31,817    9,535   11,148  ║ 
║                                                                                   2   31,078   30,530   10,571   10,024  ║ 
║ 84   6,15  11,05   757  1100   2  160,523   2   53,992    9,800  NON VERIFICATO   1  124,504  128,302   40,238   44,035  ║ 
║                                                                                   2  160,523  159,153   53,992   52,623  ║ 
║ 84  11,05  15,95  1100  1390   2  188,004   2   63,252    9,800  NON VERIFICATO   1  143,117  147,396   46,283   50,561  ║ 
║                                                                                   2  188,004  186,342   63,252   61,590  ║ 
║ 84  15,95  20,85  1390  1666   2  176,879   2   59,439    9,800  NON VERIFICATO   1  142,935  147,564   46,104   50,732  ║ 
║                                                                                   2  176,879  175,554   59,439   58,115  ║ 
║ 84  20,85  24,00  1666  1850   2  117,995   2   42,799    6,300  NON VERIFICATO   1   86,360   91,476   27,474   32,529  ║ 
║                                                                                   2  117,995  107,728   42,799   32,546  ║ 
║ 85   0,00   6,15    81   758  -2   40,114  -1   13,622   12,300  NON VERIFICATO   1   36,603   38,731   11,495   13,622  ║ 
║                                                                                   2   39,583   40,114   13,056   13,586  ║ 
║ 85   6,15  11,05   758  1102  -2  157,409  -2   52,806    9,800  NON VERIFICATO   1  129,767  133,894   41,880   46,008  ║ 
║                                                                                   2  156,504  157,409   51,902   52,806  ║ 
║ 85  11,05  15,95  1102  1391  -2  183,755  -2   61,391    9,800  NON VERIFICATO   1  149,401  153,849   48,318   52,766  ║ 
║                                                                                   2  183,444  183,755   61,080   61,391  ║ 
║ 85  15,95  20,85  1391  1667  -2  173,056  -2   57,930    9,800  NON VERIFICATO   1  148,578  153,457   47,900   52,778  ║ 
║                                                                                   2  172,455  173,056   57,330   57,930  ║ 
║ 86   0,00   3,30    82   400  -1    7,410  -1    2,586    6,600  VERIFICATO       1    7,063    7,410    2,239    2,586  ║ 
║                                                                                   2    5,773    5,899    1,889    2,015  ║ 
║ 86   3,30   6,15   400   759  -2   33,394  -2   11,226    5,700  NON VERIFICATO   1   29,503   31,302    9,235   11,034  ║ 
║                                                                                   2   33,206   33,394   11,039   11,226  ║ 
║ 86   6,15  11,05   759  1135  -2  157,781  -2   52,767    9,800  NON VERIFICATO   1  129,137  133,202   41,690   45,756  ║ 
║                                                                                   2  157,365  157,781   52,351   52,767  ║ 
║ 86  11,05  15,95  1135  1416   2  184,420   2   61,547    9,800  NON VERIFICATO   1  148,624  153,047   48,067   52,490  ║ 
║                                                                                   2  184,420  184,306   61,547   61,433  ║ 
║ 86  15,95  20,85  1416  1698  -2  173,588  -2   57,970    9,800  NON VERIFICATO   1  147,946  152,788   47,701   52,543  ║ 
║                                                                                   2  173,402  173,588   57,784   57,970  ║ 
║ 87   3,30   6,15   760   762   2   31,870  -1   11,033    5,700  NON VERIFICATO   1   29,506   31,300    9,239   11,033  ║ 
║                                                                                   2   31,870   31,617   10,742   10,490  ║ 
║ 87   6,15  11,05   762  1104   2  159,351   2   53,388    9,800  NON VERIFICATO   1  128,935  133,009   41,621   45,695  ║ 
║                                                                                   2  159,351  158,639   53,388   52,677  ║ 
║ 87  11,05  15,95  1104  1393   2  186,674   2   62,624    9,800  NON VERIFICATO   1  148,338  152,826   47,952   52,440  ║ 
║                                                                                   2  186,674  185,580   62,624   61,531  ║ 
║ 87  15,95  20,85  1393  1669   2  175,589   2   58,831    9,800  NON VERIFICATO   1  147,705  152,572   47,613   52,480  ║ 
║                                                                                   2  175,589  174,818   58,831   58,060  ║ 
║ 88   3,30   6,15   761   763   2   31,802  -1   11,033    5,700  NON VERIFICATO   1   29,509   31,301    9,241   11,033  ║ 
║                                                                                   2   31,802   31,527   10,727   10,452  ║ 
║ 88   6,15  11,05   763  1105   2  159,453   2   53,441    9,800  NON VERIFICATO   1  128,972  133,052   41,631   45,711  ║ 
║                                                                                   2  159,453  158,683   53,441   52,672  ║ 
║ 88  11,05  15,95  1105  1394   2  186,789   2   62,679    9,800  NON VERIFICATO   1  148,380  152,876   47,963   52,459  ║ 
║                                                                                   2  186,789  185,645   62,679   61,536  ║ 
║ 88  15,95  20,85  1394  1670   2  175,700   2   58,884    9,800  NON VERIFICATO   1  147,739  152,611   47,623   52,495  ║ 
║                                                                                   2  175,700  174,880   58,884   58,065  ║ 
║ 89   3,30   6,15   764   765   2   31,675  -1   11,033    5,700  NON VERIFICATO   1   29,516   31,305    9,245   11,033  ║ 
║                                                                                   2   31,675   31,357   10,698   10,382  ║ 
║ 89   6,15  11,05   765  1233   2  159,642   2   53,540    9,800  NON VERIFICATO   1  129,053  133,146   41,654   45,747  ║ 
║                                                                                   2  159,642  158,765   53,540   52,664  ║ 
║ 89  11,05  15,95  1233  1504   2  187,004   2   62,782    9,800  NON VERIFICATO   1  148,473  152,986   47,989   52,501  ║ 
║                                                                                   2  187,004  185,767   62,782   61,545  ║ 
║ 89  15,95  20,85  1504  1788   2  175,909   2   58,984    9,800  NON VERIFICATO   1  147,813  152,697   47,644   52,527  ║ 
║                                                                                   2  175,909  174,998   58,984   58,074  ║ 
║ 90   0,00   6,15    86   766  -1   38,746  -1   13,625   12,300  NON VERIFICATO   1   36,628   38,746   11,508   13,625  ║ 
║                                                                                   2   36,756   36,271   12,456   11,972  ║ 
║ 90   6,15  11,05   766  1108   2  160,532   2   54,005    9,800  NON VERIFICATO   1  129,645  133,824   41,824   46,003  ║ 
║                                                                                   2  160,532  159,150   54,005   52,624  ║ 
║ 90  11,05  15,95  1108  1396   2  188,014   2   63,265    9,800  NON VERIFICATO   1  149,168  153,775   48,189   52,797  ║ 
║                                                                                   2  188,014  186,337   63,265   61,589  ║ 
║ 90  15,95  20,85  1396  1672   2  176,889   2   59,454    9,800  NON VERIFICATO   1  148,371  153,324   47,807   52,760  ║ 
║                                                                                   2  176,889  175,549   59,454   58,114  ║ 
║ 91   0,00   3,30    87   405  -1    7,297  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,919    7,297    2,182    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,947    1,889    2,041  ║ 
║ 91   3,30   6,15   405   767  -2   34,116  -2   11,547    5,700  NON VERIFICATO   1   28,535   30,559    8,839   10,863  ║ 
║                                                                                   2   33,708   34,116   11,141   11,547  ║ 
║ 91   6,15  11,05   767  1109  -2  157,460  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  137,655  142,368   44,314   49,027  ║ 
║                                                                                   2  156,651  157,460   51,994   52,802  ║ 
║ 91  11,05  15,95  1109  1397  -2  183,831  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  158,675  163,640   51,237   56,202  ║ 
║                                                                                   2  183,609  183,831   61,174   61,395  ║ 
║ 91  15,95  20,85  1397  1673  -2  173,128  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  156,920  162,301   50,513   55,894  ║ 
║                                                                                   2  172,618  173,128   57,425   57,934  ║ 
║ 92   0,00   3,30   287   582  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,296    2,180    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,772    5,901    1,890    2,018  ║ 
║ 92   3,30   6,15   582   768  -2   33,438  -2   11,267    5,700  NON VERIFICATO   1   28,505   30,541    8,823   10,860  ║ 
║                                                                                   2   33,198   33,438   11,028   11,267  ║ 
║ 92   6,15  11,05   768  1110  -2  157,788  -2   52,767    9,800  NON VERIFICATO   1  137,155  141,822   44,163   48,829  ║ 
║                                                                                   2  157,410  157,788   52,390   52,767  ║ 
║ 92  11,05  15,95  1110  1398   2  184,470   2   61,585    9,800  NON VERIFICATO   1  158,059  163,007   51,037   55,985  ║ 
║                                                                                   2  184,470  184,317   61,585   61,433  ║ 
║ 92  15,95  20,85  1398  1674  -2  173,597  -2   57,969    9,800  NON VERIFICATO   1  156,416  161,769   50,354   55,708  ║ 
║                                                                                   2  173,453  173,597   57,825   57,969  ║ 
║ 93   0,00   3,30    89   407  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,916    7,296    2,179    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,767    5,891    1,890    2,013  ║ 
║ 93   3,30   6,15   407   769  -2   33,284  -2   11,203    5,700  NON VERIFICATO   1   28,500   30,539    8,821   10,859  ║ 
║                                                                                   2   33,082   33,284   11,002   11,203  ║ 
║ 93   6,15  11,05   769  1111  -2  157,863  -2   52,760    9,800  NON VERIFICATO   1  137,075  141,734   44,138   48,798  ║ 
║                                                                                   2  157,583  157,863   52,480   52,760  ║ 
║ 93  11,05  15,95  1111  1399   2  184,666   2   61,679    9,800  NON VERIFICATO   1  157,958  162,906   51,004   55,951  ║ 
║                                                                                   2  184,666  184,428   61,679   61,441  ║ 
║ 93  15,95  20,85  1399  1675  -2  173,704  -2   57,977    9,800  NON VERIFICATO   1  156,334  161,684   50,328   55,678  ║ 
║                                                                                   2  173,643  173,704   57,916   57,977  ║ 
║ 94   0,00   3,30    90   408  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,916    7,296    2,179    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,885    1,890    2,010  ║ 
║ 94   3,30   6,15   408   770  -2   33,194  -2   11,166    5,700  NON VERIFICATO   1   28,498   30,537    8,820   10,859  ║ 
║                                                                                   2   33,014   33,194   10,987   11,166  ║ 
║ 94   6,15  11,05   770  1112  -2  157,906  -2   52,755    9,800  NON VERIFICATO   1  137,034  141,690   44,126   48,782  ║ 
║                                                                                   2  157,684  157,906   52,533   52,755  ║ 
║ 94  11,05  15,95  1112  1400   2  184,781   2   61,734    9,800  NON VERIFICATO   1  157,907  162,854   50,987   55,934  ║ 
║                                                                                   2  184,781  184,493   61,734   61,446  ║ 
║ 94  15,95  20,85  1400  1676  -2  173,767  -2   57,981    9,800  NON VERIFICATO   1  156,291  161,640   50,314   55,663  ║ 
║                                                                                   2  173,755  173,767   57,969   57,981  ║ 
║ 95   0,00   3,30    91   409  -1    7,299  -1    2,560    6,600  VERIFICATO       1    6,916    7,299    2,178    2,560  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,784    1,890    1,959  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║ 95   3,30   6,15   409   771   2   31,880  -1   10,858    5,700  NON VERIFICATO   1   28,508   30,540    8,827   10,858  ║ 
║                                                                                   2   31,880   31,688   10,734   10,543  ║ 
║ 95   6,15  11,05   771  1113   2  159,371   2   53,414    9,800  NON VERIFICATO   1  136,978  141,654   44,101   48,777  ║ 
║                                                                                   2  159,371  158,635   53,414   52,679  ║ 
║ 95  11,05  15,95  1113  1401   2  186,695   2   62,649    9,800  NON VERIFICATO   1  157,806  162,816   50,934   55,943  ║ 
║                                                                                   2  186,695  185,575   62,649   61,529  ║ 
║ 95  15,95  20,85  1401  1677   2  175,612   2   58,858    9,800  NON VERIFICATO   1  156,201  161,579   50,275   55,653  ║ 
║                                                                                   2  175,612  174,811   58,858   58,058  ║ 
║ 96   0,00   3,30    92   410  -1    7,299  -1    2,561    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,299    2,178    2,561  ║ 
║                                                                                   2    5,711    5,777    1,890    1,956  ║ 
║ 96   3,30   6,15   410   772   2   31,795  -1   10,859    5,700  NON VERIFICATO   1   28,512   30,542    8,830   10,859  ║ 
║                                                                                   2   31,795   31,575   10,715   10,497  ║ 
║ 96   6,15  11,05   772  1114   2  159,497   2   53,480    9,800  NON VERIFICATO   1  137,022  141,705   44,114   48,796  ║ 
║                                                                                   2  159,497  158,690   53,480   52,673  ║ 
║ 96  11,05  15,95  1114  1402   2  186,839   2   62,717    9,800  NON VERIFICATO   1  157,856  162,875   50,947   55,966  ║ 
║                                                                                   2  186,839  185,656   62,717   61,536  ║ 
║ 96  15,95  20,85  1402  1678   2  175,751   2   58,925    9,800  NON VERIFICATO   1  156,241  161,625   50,287   55,670  ║ 
║                                                                                   2  175,751  174,890   58,925   58,064  ║ 
║ 97   0,00   3,30    93   411  -1    7,300  -1    2,561    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,300    2,178    2,561  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,768    1,890    1,951  ║ 
║ 97   3,30   6,15   411   774   2   31,696  -1   10,859    5,700  NON VERIFICATO   1   28,518   30,545    8,833   10,859  ║ 
║                                                                                   2   31,696   31,443   10,693   10,442  ║ 
║ 97   6,15  11,05   774  1115   2  159,645   2   53,557    9,800  NON VERIFICATO   1  137,082  141,774   44,131   48,823  ║ 
║                                                                                   2  159,645  158,754   53,557   52,666  ║ 
║ 97  11,05  15,95  1115  1403   2  187,006   2   62,797    9,800  NON VERIFICATO   1  157,925  162,955   50,966   55,997  ║ 
║                                                                                   2  187,006  185,751   62,797   61,543  ║ 
║ 97  15,95  20,85  1403  1683   2  175,913   2   59,002    9,800  NON VERIFICATO   1  156,297  161,689   50,302   55,694  ║ 
║                                                                                   2  175,913  174,981   59,002   58,071  ║ 
║ 98   3,30   6,15   773   775   2   31,582  -1   10,859    5,700  NON VERIFICATO   1   28,525   30,548    8,837   10,859  ║ 
║                                                                                   2   31,582   31,293   10,668   10,380  ║ 
║ 99   3,30   6,15   776   778   2   31,386  -1   10,860    5,700  NON VERIFICATO   1   28,540   30,556    8,846   10,860  ║ 
║                                                                                   2   31,386   31,033   10,625   10,273  ║ 
║100   3,30   6,15   777   779   2   31,432  -1   10,860    5,700  NON VERIFICATO   1   28,536   30,554    8,844   10,860  ║ 
║                                                                                   2   31,432   31,093   10,635   10,298  ║ 
║101   3,30   6,15   780   781   2   31,347  -1   10,861    5,700  NON VERIFICATO   1   28,543   30,557    8,847   10,861  ║ 
║                                                                                   2   31,347   30,980   10,616   10,251  ║ 
║102   0,00   3,30    94   412  -1    7,302  -1    2,561    6,600  VERIFICATO       1    6,920    7,302    2,180    2,561  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,723    1,891    1,929  ║ 
║102   3,30   6,15   412   782   2   31,191  -1   10,862    5,700  NON VERIFICATO   1   28,557   30,565    8,855   10,862  ║ 
║                                                                                   2   31,191   30,773   10,581   10,165  ║ 
║102   6,15  11,05   782  1116   2  160,396   2   53,949    9,800  NON VERIFICATO   1  137,525  142,281   44,258   49,014  ║ 
║                                                                                   2  160,396  159,078   53,949   52,632  ║ 
║102  11,05  15,95  1116  1404   2  187,858   2   63,204    9,800  NON VERIFICATO   1  158,443  163,546   51,116   56,219  ║ 
║                                                                                   2  187,858  186,232   63,204   61,580  ║ 
║102  15,95  20,85  1404  1684   2  176,740   2   59,398    9,800  NON VERIFICATO   1  156,715  162,160   50,425   55,869  ║ 
║                                                                                   2  176,740  175,446   59,398   58,105  ║ 
║103   0,00   3,30    99   417  -1    7,303  -1    2,561    6,600  VERIFICATO       1    6,921    7,303    2,180    2,561  ║ 
║                                                                                   2    5,683    5,719    1,891    1,927  ║ 
║103   3,30   6,15   417   783   2   31,148  -1   10,862    5,700  NON VERIFICATO   1   28,561   30,567    8,858   10,862  ║ 
║                                                                                   2   31,148   30,717   10,572   10,142  ║ 
║104   0,00   3,30   100   418  -1    7,303  -1    2,562    6,600  VERIFICATO       1    6,922    7,303    2,180    2,562  ║ 
║                                                                                   2    5,678    5,711    1,891    1,923  ║ 
║104   3,30   6,15   418   784   2   31,052  -1   10,863    5,700  NON VERIFICATO   1   28,571   30,572    8,863   10,863  ║ 
║                                                                                   2   31,052   30,589   10,550   10,089  ║ 
║105   0,00   3,30   101   419  -1    7,304  -1    2,562    6,600  VERIFICATO       1    6,923    7,304    2,180    2,562  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,701    1,891    1,918  ║ 
║105   3,30   6,15   419   785   2   30,944  -1   10,863    5,700  NON VERIFICATO   1   28,583   30,578    8,870   10,863  ║ 
║                                                                                   2   30,944   30,446   10,526   10,030  ║ 
║106   0,00   3,30   207   293  -1    7,212  -1    2,540    6,600  VERIFICATO       1    6,806    7,212    2,133    2,540  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,810    1,890    1,974  ║ 
║106   3,30   6,15   293   603   2   32,147   2   10,786    5,700  NON VERIFICATO   1   27,746   29,962    8,511   10,727  ║ 
║                                                                                   2   32,147   32,090   10,786   10,730  ║ 
║107   0,00   3,30   294   295  -1   11,270  -1    3,927    6,600  VERIFICATO       1   10,772   11,270    3,429    3,927  ║ 
║                                                                                   2   10,829   10,369    3,768    3,309  ║ 
║107   3,30   6,15   295   786   2   32,005   2   10,754    5,700  NON VERIFICATO   1   27,751   29,964    8,514   10,727  ║ 
║                                                                                   2   32,005   31,903   10,754   10,652  ║ 
║108   0,00   3,30   104   296  -1    7,215  -1    2,541    6,600  VERIFICATO       1    6,809    7,215    2,135    2,541  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,787    1,890    1,962  ║ 
║108   3,30   6,15   296   787   2   31,897  -1   10,731    5,700  NON VERIFICATO   1   27,776   29,982    8,525   10,731  ║ 
║                                                                                   2   31,897   31,758   10,730   10,592  ║ 
║109   0,00   3,30   105   297  -1    7,216  -1    2,541    6,600  VERIFICATO       1    6,809    7,216    2,135    2,541  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,783    1,890    1,960  ║ 
║109   3,30   6,15   297   788   2   31,849  -1   10,731    5,700  NON VERIFICATO   1   27,778   29,983    8,527   10,731  ║ 
║                                                                                   2   31,849   31,694   10,720   10,566  ║ 
║110   0,00   3,30   106   298  -1    7,150  -1    2,525    6,600  VERIFICATO       1    6,726    7,150    2,101    2,525  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,812    1,890    1,976  ║ 
║110   3,30   6,15   298   604   2   32,165   2   10,784    5,700  NON VERIFICATO   1   27,204   29,549    8,287   10,632  ║ 
║                                                                                   2   32,165   32,152   10,784   10,770  ║ 
║111   0,00   3,30   107   420  -1    7,152  -1    2,525    6,600  VERIFICATO       1    6,727    7,152    2,101    2,525  ║ 
║                                                                                   2    5,712    5,785    1,890    1,963  ║ 
║111   3,30   6,15   420   789   2   31,859   2   10,716    5,700  NON VERIFICATO   1   27,217   29,555    8,295   10,633  ║ 
║                                                                                   2   31,859   31,747   10,716   10,604  ║ 
║112   0,00   3,30   108   421  -1    7,152  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,728    7,152    2,101    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,708    5,777    1,890    1,959  ║ 
║112   3,30   6,15   421   790   2   31,775   2   10,697    5,700  NON VERIFICATO   1   27,222   29,557    8,298   10,633  ║ 
║                                                                                   2   31,775   31,634   10,697   10,558  ║ 
║113   0,00   3,30   109   422  -1    7,153  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,729    7,153    2,101    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,702    5,764    1,890    1,952  ║ 
║113   3,30   6,15   422   791   2   31,627   2   10,664    5,700  NON VERIFICATO   1   27,232   29,562    8,304   10,633  ║ 
║                                                                                   2   31,627   31,440   10,664   10,477  ║ 
║114   0,00   3,30   110   423  -1    7,153  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,729    7,153    2,102    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,699    5,758    1,890    1,949  ║ 
║114   3,30   6,15   423   792   2   31,554   2   10,648    5,700  NON VERIFICATO   1   27,237   29,565    8,307   10,634  ║ 
║                                                                                   2   31,554   31,342   10,648   10,437  ║ 
║115   0,00   3,30   111   424  -1    7,154  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,730    7,154    2,102    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,741    1,891    1,941  ║ 
║115   3,30   6,15   424   793   2   31,367  -1   10,635    5,700  NON VERIFICATO   1   27,252   29,572    8,316   10,635  ║ 
║                                                                                   2   31,367   31,095   10,606   10,336  ║ 
║116   0,00   3,30   112   425  -1    7,155  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,731    7,155    2,102    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,687    5,734    1,891    1,937  ║ 
║116   3,30   6,15   425   794   2   31,282  -1   10,635    5,700  NON VERIFICATO   1   27,260   29,576    8,320   10,635  ║ 
║                                                                                   2   31,282   30,983   10,587   10,289  ║ 
║117   0,00   3,30   113   426  -1    7,157  -1    2,527    6,600  VERIFICATO       1    6,734    7,157    2,103    2,527  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,707    1,891    1,924  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
 
                                     



 

42 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║117   3,30   6,15   426   795   2   30,982  -1   10,637    5,700  NON VERIFICATO   1   27,292   29,593    8,339   10,637  ║ 
║                                                                                   2   30,982   30,585   10,520   10,126  ║ 
║118   0,00   3,30   114   299  -1    7,086  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,644    7,086    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,815    1,890    1,979  ║ 
║118   3,30   6,15   299   605  -2   32,224  -2   10,817    5,700  NON VERIFICATO   1   26,638   29,117    8,054   10,533  ║ 
║                                                                                   2   32,189   32,224   10,782   10,817  ║ 
║119   0,00   3,30   115   427  -1    7,086  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,644    7,086    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,722    5,808    1,890    1,976  ║ 
║119   3,30   6,15   427   796  -2   32,127  -2   10,777    5,700  NON VERIFICATO   1   26,640   29,118    8,055   10,533  ║ 
║                                                                                   2   32,116   32,127   10,766   10,777  ║ 
║120   0,00   3,30   116   428  -1    7,087  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,644    7,087    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,718    5,800    1,890    1,971  ║ 
║120   3,30   6,15   428   797   2   32,017   2   10,744    5,700  NON VERIFICATO   1   26,644   29,120    8,058   10,533  ║ 
║                                                                                   2   32,017   31,996   10,744   10,724  ║ 
║121   0,00   3,30   117   429  -1    7,087  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,644    7,087    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,714    5,792    1,890    1,967  ║ 
║121   3,30   6,15   429   798   2   31,926   2   10,724    5,700  NON VERIFICATO   1   26,649   29,122    8,061   10,534  ║ 
║                                                                                   2   31,926   31,877   10,724   10,674  ║ 
║122   0,00   3,30   118   430  -1    7,087  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,645    7,087    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,710    5,783    1,890    1,963  ║ 
║122   3,30   6,15   430   799   2   31,830   2   10,702    5,700  NON VERIFICATO   1   26,654   29,125    8,064   10,534  ║ 
║                                                                                   2   31,830   31,750   10,702   10,622  ║ 
║123   0,00   3,30   119   431  -1    7,090  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,648    7,090    2,068    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,690    5,743    1,891    1,943  ║ 
║123   3,30   6,15   431   800   2   31,377   2   10,601    5,700  NON VERIFICATO   1   26,689   29,142    8,084   10,536  ║ 
║                                                                                   2   31,377   31,151   10,601   10,377  ║ 
║124   0,00   3,30   120   432  -1    7,090  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,648    7,090    2,069    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,735    1,891    1,939  ║ 
║124   3,30   6,15   432   801   2   31,292   2   10,582    5,700  NON VERIFICATO   1   26,697   29,146    8,089   10,536  ║ 
║                                                                                   2   31,292   31,039   10,582   10,331  ║ 
║125   0,00   3,30   121   433  -1    7,091  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,649    7,091    2,069    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,682    5,726    1,891    1,935  ║ 
║125   3,30   6,15   433   802   2   31,191   2   10,560    5,700  NON VERIFICATO   1   26,707   29,151    8,095   10,537  ║ 
║                                                                                   2   31,191   30,905   10,560   10,276  ║ 
║126   0,00   3,30   122   434  -1    7,092  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,650    7,092    2,069    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,678    5,718    1,891    1,930  ║ 
║126   3,30   6,15   434   803   2   31,094   2   10,538    5,700  NON VERIFICATO   1   26,718   29,157    8,101   10,538  ║ 
║                                                                                   2   31,094   30,778   10,538   10,224  ║ 
║127   0,00   3,30   123   300  -1    7,092  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,651    7,092    2,070    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,710    1,891    1,926  ║ 
║127   3,30   6,15   300   606   2   31,007  -1   10,539    5,700  NON VERIFICATO   1   26,728   29,162    8,107   10,539  ║ 
║                                                                                   2   31,007   30,662   10,519   10,176  ║ 
║128   3,30   6,15   804   805  -2   34,114  -2   11,484    5,700  NON VERIFICATO   1   31,816   33,059   10,192   11,436  ║ 
║                                                                                   2   33,820   34,114   11,192   11,484  ║ 
║128   6,15  11,05   805  1139  -2  157,423  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  111,523  114,293   36,252   39,022  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,423   51,864   52,802  ║ 
║128  11,05  15,95  1139  1419  -2  183,776  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  127,944  131,200   41,563   44,819  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,776   61,043   61,395  ║ 
║128  15,95  20,85  1419  1701  -2  173,080  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  129,293  133,011   41,858   45,576  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,080   57,288   57,935  ║ 
║129   3,30   6,15   806   808  -2   34,113  -2   11,486    5,700  NON VERIFICATO   1   31,721   32,987   10,153   11,419  ║ 
║                                                                                   2   33,817   34,113   11,191   11,486  ║ 
║129   6,15  11,05   808  1140  -2  157,423  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  112,282  115,108   36,486   39,312  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,423   51,865   52,802  ║ 
║129  11,05  15,95  1140  1420  -2  183,775  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  128,837  132,143   41,844   45,150  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,775   61,044   61,395  ║ 
║129  15,95  20,85  1420  1702  -2  173,079  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  130,096  133,862   42,110   45,876  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,079   57,289   57,935  ║ 
║130   3,30   6,15   807   809  -2   34,113  -2   11,486    5,700  NON VERIFICATO   1   31,689   32,962   10,140   11,413  ║ 
║                                                                                   2   33,816   34,113   11,190   11,486  ║ 
║130   6,15  11,05   809  1141  -2  157,422  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  112,535  115,380   36,564   39,409  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,422   51,866   52,802  ║ 
║130  11,05  15,95  1141  1421  -2  183,775  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  129,135  132,457   41,938   45,260  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,775   61,044   61,395  ║ 
║130  15,95  20,85  1421  1703  -2  173,078  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  130,363  134,145   42,194   45,976  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,078   57,289   57,935  ║ 
║131   3,30   6,15   810   812  -2   34,112  -2   11,487    5,700  NON VERIFICATO   1   31,598   32,893   10,103   11,398  ║ 
║                                                                                   2   33,814   34,112   11,189   11,487  ║ 
║131   6,15  11,05   812  1142  -2  157,422  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  113,263  116,162   36,789   39,688  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,422   51,867   52,802  ║ 
║131  11,05  15,95  1142  1422  -2  183,773  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  129,990  133,360   42,207   45,577  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,773   61,045   61,395  ║ 
║131  15,95  20,85  1422  1704  -2  173,077  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  131,132  134,961   42,435   46,263  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,077   57,291   57,934  ║ 
║132   3,30   6,15   811   813  -2   34,112  -2   11,488    5,700  NON VERIFICATO   1   31,567   32,869   10,090   11,392  ║ 
║                                                                                   2   33,813   34,112   11,189   11,488  ║ 
║132   6,15  11,05   813  1143  -2  157,421  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  113,516  116,434   36,867   39,785  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,421   51,867   52,802  ║ 
║132  11,05  15,95  1143  1423  -2  183,773  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  130,288  133,674   42,301   45,687  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,773   61,046   61,395  ║ 
║132  15,95  20,85  1423  1705  -2  173,077  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  131,400  135,245   42,519   46,363  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,077   57,291   57,934  ║ 
║133   3,30   6,15   814   816  -2   34,112  -2   11,489    5,700  NON VERIFICATO   1   31,476   32,800   10,052   11,376  ║ 
║                                                                                   2   33,810   34,112   11,187   11,489  ║ 
║133   6,15  11,05   816  1144  -2  157,421  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  114,244  117,216   37,091   40,063  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,421   51,868   52,802  ║ 
║133  11,05  15,95  1144  1424  -2  183,772  -2   61,395    9,800  NON VERIFICATO   1  131,144  134,577   42,570   46,004  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,772   61,047   61,395  ║ 
║133  15,95  20,85  1424  1706  -2  173,076  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  132,170  136,060   42,760   46,650  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,076   57,292   57,934  ║ 
║134   3,30   6,15   815   817  -2   34,112  -2   11,490    5,700  NON VERIFICATO   1   31,444   32,776   10,039   11,371  ║ 
║                                                                                   2   33,809   34,112   11,187   11,490  ║ 
║134   6,15  11,05   817  1145  -2  157,421  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  114,497  117,488   37,170   40,160  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,421   51,868   52,803  ║ 
║134  11,05  15,95  1145  1425  -2  183,772  -2   61,394    9,800  NON VERIFICATO   1  131,441  134,892   42,664   46,114  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,772   61,047   61,394  ║ 
║134  15,95  20,85  1425  1707  -2  173,075  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  132,437  136,344   42,843   46,750  ║ 
║                                                                                   2  172,433  173,075   57,293   57,934  ║ 
║135   3,30   6,15   818   819  -2   34,112  -2   11,491    5,700  NON VERIFICATO   1   31,349   32,703   10,000   11,354  ║ 
║                                                                                   2   33,807   34,112   11,186   11,491  ║ 
║135   6,15  11,05   819  1146  -2  157,420  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  115,256  118,304   37,404   40,451  ║ 
║                                                                                   2  156,486  157,420   51,869   52,803  ║ 
║135  11,05  15,95  1146  1426  -2  183,771  -2   61,394    9,800  NON VERIFICATO   1  132,335  135,834   42,945   46,445  ║ 
║                                                                                   2  183,424  183,771   61,048   61,394  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║135  15,95  20,85  1426  1708  -2  173,074  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  133,240  137,195   43,095   47,050  ║ 
║                                                                                   2  172,434  173,074   57,294   57,934  ║ 
║136   0,00   3,30   128   439  -1    7,595  -1    2,630    6,600  VERIFICATO       1    7,303    7,595    2,338    2,630  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,946    1,889    2,036  ║ 
║136   3,30   6,15   439   820  -2   34,114  -2   11,495    5,700  NON VERIFICATO   1   31,159   32,559    9,922   11,321  ║ 
║                                                                                   2   33,802   34,114   11,183   11,495  ║ 
║136   6,15  11,05   820  1147  -2  157,419  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  116,776  119,936   37,873   41,033  ║ 
║                                                                                   2  156,487  157,419   51,872   52,803  ║ 
║136  11,05  15,95  1147  1427  -2  183,769  -2   61,394    9,800  NON VERIFICATO   1  134,121  137,720   43,507   47,107  ║ 
║                                                                                   2  183,425  183,769   61,051   61,394  ║ 
║136  15,95  20,85  1427  1709  -2  173,072  -2   57,934    9,800  NON VERIFICATO   1  134,846  138,898   43,598   47,650  ║ 
║                                                                                   2  172,435  173,072   57,297   57,934  ║ 
║137   0,00   3,30   129   440  -1    7,579  -1    2,626    6,600  VERIFICATO       1    7,282    7,579    2,330    2,626  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,947    1,889    2,036  ║ 
║137   3,30   6,15   440   821  -2   34,115  -2   11,498    5,700  NON VERIFICATO   1   31,017   32,450    9,863   11,296  ║ 
║                                                                                   2   33,799   34,115   11,182   11,498  ║ 
║137   6,15  11,05   821  1148  -2  157,418  -2   52,803    9,800  NON VERIFICATO   1  117,915  121,160   38,224   41,469  ║ 
║                                                                                   2  156,488  157,418   51,874   52,803  ║ 
║137  11,05  15,95  1148  1428  -2  183,767  -2   61,394    9,800  NON VERIFICATO   1  135,462  139,135   43,929   47,603  ║ 
║                                                                                   2  183,426  183,767   61,053   61,394  ║ 
║137  15,95  20,85  1428  1710  -2  173,070  -2   57,933    9,800  NON VERIFICATO   1  136,051  140,176   43,976   48,100  ║ 
║                                                                                   2  172,436  173,070   57,299   57,933  ║ 
║137  20,85  24,00  1710  1902  -2  104,999  -2   35,104    6,300  NON VERIFICATO   1   83,860   85,736   27,328   29,204  ║ 
║                                                                                   2  104,720  104,999   34,824   35,104  ║ 
║138   0,00   3,30   130   441  -1    7,558  -1    2,621    6,600  VERIFICATO       1    7,255    7,558    2,318    2,621  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,947    1,889    2,037  ║ 
║138   3,30   6,15   441   822  -2   34,118  -2   11,502    5,700  NON VERIFICATO   1   30,827   32,305    9,785   11,263  ║ 
║                                                                                   2   33,795   34,118   11,180   11,502  ║ 
║138   6,15  11,05   822  1149  -2  157,416  -2   52,804    9,800  NON VERIFICATO   1  119,435  122,793   38,693   42,051  ║ 
║                                                                                   2  156,489  157,416   51,877   52,804  ║ 
║138  11,05  15,95  1149  1429  -2  183,765  -2   61,393    9,800  NON VERIFICATO   1  137,249  141,022   44,492   48,265  ║ 
║                                                                                   2  183,427  183,765   61,056   61,393  ║ 
║138  15,95  20,85  1429  1711  -2  173,068  -2   57,933    9,800  NON VERIFICATO   1  137,658  141,879   44,479   48,700  ║ 
║                                                                                   2  172,437  173,068   57,303   57,933  ║ 
║138  20,85  24,00  1711  1903  -2  104,997  -2   35,109    6,300  NON VERIFICATO   1   84,584   86,984   27,395   29,795  ║ 
║                                                                                   2  104,719  104,997   34,832   35,109  ║ 
║139   0,00   3,30   131   442  -1    7,540  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,231    7,540    2,309    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,947    1,889    2,037  ║ 
║139   3,30   6,15   442   823  -2   34,121  -2   11,506    5,700  NON VERIFICATO   1   30,669   32,185    9,720   11,235  ║ 
║                                                                                   2   33,792   34,121   11,178   11,506  ║ 
║139   6,15  11,05   823  1150  -2  157,415  -2   52,804    9,800  NON VERIFICATO   1  120,702  124,154   39,084   42,536  ║ 
║                                                                                   2  156,490  157,415   51,879   52,804  ║ 
║139  11,05  15,95  1150  1430  -2  183,764  -2   61,393    9,800  NON VERIFICATO   1  138,739  142,595   44,961   48,817  ║ 
║                                                                                   2  183,429  183,764   61,058   61,393  ║ 
║139  15,95  20,85  1430  1712  -2  173,066  -2   57,933    9,800  NON VERIFICATO   1  138,997  143,299   44,899   49,200  ║ 
║                                                                                   2  172,439  173,066   57,306   57,933  ║ 
║139  20,85  24,00  1712  1904  -2  104,994  -2   35,114    6,300  NON VERIFICATO   1   85,187   88,023   27,450   30,287  ║ 
║                                                                                   2  104,722  104,994   34,842   35,114  ║ 
║140   0,00   3,30   132   443  -1    7,518  -1    2,612    6,600  VERIFICATO       1    7,204    7,518    2,298    2,612  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,948    1,889    2,038  ║ 
║140   3,30   6,15   443   824  -2   34,126  -2   11,512    5,700  NON VERIFICATO   1   30,479   32,040    9,641   11,202  ║ 
║                                                                                   2   33,790   34,126   11,176   11,512  ║ 
║140   6,15  11,05   824  1151  -2  157,414  -2   52,804    9,800  NON VERIFICATO   1  122,223  125,788   39,553   43,118  ║ 
║                                                                                   2  156,492  157,414   51,882   52,804  ║ 
║140  11,05  15,95  1151  1431  -2  183,762  -2   61,393    9,800  NON VERIFICATO   1  140,527  144,483   45,524   49,479  ║ 
║                                                                                   2  183,430  183,762   61,061   61,393  ║ 
║140  15,95  20,85  1431  1713  -2  173,064  -2   57,932    9,800  NON VERIFICATO   1  140,605  145,003   45,402   49,800  ║ 
║                                                                                   2  172,441  173,064   57,309   57,932  ║ 
║140  20,85  24,00  1713  1905  -2  104,992  -2   35,120    6,300  NON VERIFICATO   1   85,911   89,271   27,517   30,877  ║ 
║                                                                                   2  104,729  104,992   34,858   35,120  ║ 
║141   0,00   3,30   133   444  -1    7,502  -1    2,608    6,600  VERIFICATO       1    7,183    7,502    2,289    2,608  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,948    1,889    2,038  ║ 
║141   3,30   6,15   444   825  -2   34,130  -2   11,516    5,700  NON VERIFICATO   1   30,337   31,932    9,583   11,177  ║ 
║                                                                                   2   33,788   34,130   11,174   11,516  ║ 
║141   6,15  11,05   825  1152  -2  157,413  -2   52,804    9,800  NON VERIFICATO   1  123,363  127,014   39,905   43,555  ║ 
║                                                                                   2  156,493  157,413   51,885   52,804  ║ 
║141  11,05  15,95  1152  1432  -2  183,761  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  141,869  145,899   45,947   49,976  ║ 
║                                                                                   2  183,432  183,761   61,064   61,392  ║ 
║141  15,95  20,85  1432  1714  -2  173,063  -2   57,932    9,800  NON VERIFICATO   1  141,810  146,281   45,780   50,251  ║ 
║                                                                                   2  172,443  173,063   57,312   57,932  ║ 
║142   0,00   3,30   134   445  -1    7,480  -1    2,603    6,600  VERIFICATO       1    7,155    7,480    2,278    2,603  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,949    1,889    2,039  ║ 
║142   3,30   6,15   445   826  -2   34,137  -2   11,522    5,700  NON VERIFICATO   1   30,147   31,787    9,504   11,144  ║ 
║                                                                                   2   33,786   34,137   11,173   11,522  ║ 
║142   6,15  11,05   826  1153  -2  157,412  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  124,884  128,648   40,374   44,138  ║ 
║                                                                                   2  156,496  157,412   51,889   52,805  ║ 
║142  11,05  15,95  1153  1433  -2  183,759  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  143,658  147,787   46,510   50,639  ║ 
║                                                                                   2  183,434  183,759   61,067   61,392  ║ 
║142  15,95  20,85  1433  1715  -2  173,061  -2   57,932    9,800  NON VERIFICATO   1  143,418  147,986   46,284   50,851  ║ 
║                                                                                   2  172,445  173,061   57,316   57,932  ║ 
║143   0,00   3,30   135   446  -1    7,469  -1    2,600    6,600  VERIFICATO       1    7,141    7,469    2,272    2,600  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,949    1,889    2,039  ║ 
║143   3,30   6,15   446   827  -2   34,140  -2   11,525    5,700  NON VERIFICATO   1   30,052   31,714    9,465   11,127  ║ 
║                                                                                   2   33,786   34,140   11,172   11,525  ║ 
║143   6,15  11,05   827  1154  -2  157,412  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  125,645  129,465   40,609   44,429  ║ 
║                                                                                   2  156,497  157,412   51,891   52,805  ║ 
║143  11,05  15,95  1154  1434  -2  183,758  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  144,553  148,732   46,791   50,970  ║ 
║                                                                                   2  183,435  183,758   61,069   61,392  ║ 
║143  15,95  20,85  1434  1716  -2  173,060  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  144,222  148,838   46,535   51,151  ║ 
║                                                                                   2  172,447  173,060   57,318   57,931  ║ 
║144   0,00   3,30   136   447  -1    7,466  -1    2,599    6,600  VERIFICATO       1    7,136    7,466    2,270    2,599  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,949    1,889    2,039  ║ 
║144   3,30   6,15   447   828  -2   34,141  -2   11,526    5,700  NON VERIFICATO   1   30,020   31,690    9,452   11,122  ║ 
║                                                                                   2   33,785   34,141   11,171   11,526  ║ 
║144   6,15  11,05   828  1155  -2  157,411  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  125,899  129,738   40,687   44,526  ║ 
║                                                                                   2  156,497  157,411   51,891   52,805  ║ 
║144  11,05  15,95  1155  1435  -2  183,758  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  144,851  149,046   46,885   51,081  ║ 
║                                                                                   2  183,436  183,758   61,070   61,392  ║ 
║144  15,95  20,85  1435  1717  -2  173,060  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  144,490  149,123   46,619   51,252  ║ 
║                                                                                   2  172,447  173,060   57,319   57,931  ║ 
║145   0,00   3,30   137   448  -1    7,455  -1    2,597    6,600  VERIFICATO       1    7,123    7,455    2,265    2,597  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,949    1,889    2,039  ║ 
║145   3,30   6,15   448   829  -2   34,145  -2   11,530    5,700  NON VERIFICATO   1   29,930   31,621    9,415   11,106  ║ 
║                                                                                   2   33,785   34,145   11,170   11,530  ║ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║145   6,15  11,05   829  1156  -2  157,411  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  126,628  130,521   40,912   44,805  ║ 
║                                                                                   2  156,498  157,411   51,893   52,805  ║ 
║145  11,05  15,95  1156  1436  -2  183,757  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  145,709  149,952   47,155   51,398  ║ 
║                                                                                   2  183,437  183,757   61,072   61,392  ║ 
║145  15,95  20,85  1436  1718  -2  173,059  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  145,261  149,939   46,861   51,539  ║ 
║                                                                                   2  172,448  173,059   57,321   57,931  ║ 
║146   0,00   3,30   138   449  -1    7,452  -1    2,596    6,600  VERIFICATO       1    7,119    7,452    2,263    2,596  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,950    1,889    2,040  ║ 
║146   3,30   6,15   449   830  -2   34,147  -2   11,531    5,700  NON VERIFICATO   1   29,898   31,597    9,402   11,100  ║ 
║                                                                                   2   33,785   34,147   11,170   11,531  ║ 
║146   6,15  11,05   830  1157  -2  157,411  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  126,881  130,794   40,990   44,902  ║ 
║                                                                                   2  156,499  157,411   51,894   52,805  ║ 
║146  11,05  15,95  1157  1437  -2  183,757  -2   61,392    9,800  NON VERIFICATO   1  146,007  150,266   47,249   51,509  ║ 
║                                                                                   2  183,438  183,757   61,072   61,392  ║ 
║146  15,95  20,85  1437  1719  -2  173,059  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  145,529  150,224   46,945   51,639  ║ 
║                                                                                   2  172,449  173,059   57,322   57,931  ║ 
║147   0,00   3,30   139   450  -1    7,441  -1    2,594    6,600  VERIFICATO       1    7,105    7,441    2,258    2,594  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,950    1,889    2,040  ║ 
║147   3,30   6,15   450   831  -2   34,151  -2   11,534    5,700  NON VERIFICATO   1   29,807   31,528    9,364   11,084  ║ 
║                                                                                   2   33,785   34,151   11,169   11,534  ║ 
║147   6,15  11,05   831  1158  -2  157,410  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  127,610  131,577   41,215   45,182  ║ 
║                                                                                   2  156,500  157,410   51,896   52,805  ║ 
║147  11,05  15,95  1158  1438  -2  183,757  -2   61,391    9,800  NON VERIFICATO   1  146,864  151,172   47,519   51,826  ║ 
║                                                                                   2  183,439  183,757   61,074   61,391  ║ 
║147  15,95  20,85  1438  1720  -2  173,058  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  146,300  151,041   47,186   51,927  ║ 
║                                                                                   2  172,450  173,058   57,324   57,931  ║ 
║148   0,00   3,30   140   451  -1    7,438  -1    2,593    6,600  VERIFICATO       1    7,101    7,438    2,256    2,593  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,950    1,889    2,040  ║ 
║148   3,30   6,15   451   832  -2   34,152  -2   11,536    5,700  NON VERIFICATO   1   29,775   31,503    9,351   11,079  ║ 
║                                                                                   2   33,784   34,152   11,169   11,536  ║ 
║148   6,15  11,05   832  1159  -2  157,410  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  127,864  131,850   41,293   45,279  ║ 
║                                                                                   2  156,501  157,410   51,896   52,805  ║ 
║148  11,05  15,95  1159  1439  -2  183,756  -2   61,391    9,800  NON VERIFICATO   1  147,163  151,487   47,613   51,937  ║ 
║                                                                                   2  183,440  183,756   61,075   61,391  ║ 
║148  15,95  20,85  1439  1721  -2  173,058  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  146,568  151,325   47,270   52,027  ║ 
║                                                                                   2  172,451  173,058   57,325   57,931  ║ 
║149   0,00   3,30   141   452  -1    7,427  -1    2,590    6,600  VERIFICATO       1    7,087    7,427    2,250    2,590  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,950    1,889    2,040  ║ 
║149   3,30   6,15   452   833  -2   34,156  -2   11,539    5,700  NON VERIFICATO   1   29,680   31,431    9,312   11,062  ║ 
║                                                                                   2   33,784   34,156   11,168   11,539  ║ 
║149   6,15  11,05   833  1160  -2  157,410  -2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  128,625  132,667   41,528   45,570  ║ 
║                                                                                   2  156,502  157,410   51,898   52,805  ║ 
║149  11,05  15,95  1160  1440  -2  183,756  -2   61,391    9,800  NON VERIFICATO   1  148,058  152,431   47,895   52,268  ║ 
║                                                                                   2  183,441  183,756   61,077   61,391  ║ 
║149  15,95  20,85  1440  1722  -2  173,057  -2   57,931    9,800  NON VERIFICATO   1  147,372  152,178   47,522   52,328  ║ 
║                                                                                   2  172,453  173,057   57,327   57,931  ║ 
║150   0,00   3,30   142   453  -1    7,782  -1    2,675    6,600  VERIFICATO       1    7,543    7,782    2,435    2,675  ║ 
║                                                                                   2    5,797    5,936    1,889    2,029  ║ 
║150   3,30   6,15   453   834  -2   34,022  -1   11,607    5,700  NON VERIFICATO   1   32,794   33,806   10,596   11,607  ║ 
║                                                                                   2   33,776   34,022   11,187   11,433  ║ 
║150   6,15  11,05   834  1161  -2  157,486  -2   52,795    9,800  NON VERIFICATO   1  103,513  105,683   33,782   35,952  ║ 
║                                                                                   2  156,616  157,486   51,924   52,795  ║ 
║150  11,05  15,95  1161  1441  -2  183,871  -2   61,403    9,800  NON VERIFICATO   1  118,517  121,251   38,595   41,328  ║ 
║                                                                                   2  183,572  183,871   61,104   61,403  ║ 
║150  15,95  20,85  1441  1723  -2  173,173  -2   57,943    9,800  NON VERIFICATO   1  120,832  124,040   39,208   42,416  ║ 
║                                                                                   2  172,575  173,173   57,345   57,943  ║ 
║151   0,00   3,30   143   454  -1    7,767  -1    2,671    6,600  VERIFICATO       1    7,523    7,767    2,427    2,671  ║ 
║                                                                                   2    5,797    5,936    1,889    2,029  ║ 
║151   3,30   6,15   454   835  -2   34,017  -1   11,583    5,700  NON VERIFICATO   1   32,660   33,703   10,540   11,583  ║ 
║                                                                                   2   33,769   34,017   11,185   11,433  ║ 
║151   6,15  11,05   835  1162  -2  157,485  -2   52,795    9,800  NON VERIFICATO   1  104,588  106,838   34,114   36,363  ║ 
║                                                                                   2  156,615  157,485   51,925   52,795  ║ 
║151  11,05  15,95  1162  1442  -2  183,869  -2   61,403    9,800  NON VERIFICATO   1  119,782  122,586   38,993   41,797  ║ 
║                                                                                   2  183,571  183,869   61,105   61,403  ║ 
║151  15,95  20,85  1442  1724  -2  173,171  -2   57,942    9,800  NON VERIFICATO   1  121,969  125,246   39,564   42,841  ║ 
║                                                                                   2  172,574  173,171   57,346   57,942  ║ 
║152   0,00   3,30   144   455  -1    7,744  -1    2,666    6,600  VERIFICATO       1    7,494    7,744    2,416    2,666  ║ 
║                                                                                   2    5,796    5,937    1,889    2,029  ║ 
║152   3,30   6,15   455   836  -2   34,011  -1   11,549    5,700  NON VERIFICATO   1   32,462   33,553   10,458   11,549  ║ 
║                                                                                   2   33,760   34,011   11,182   11,433  ║ 
║152   6,15  11,05   836  1163  -2  157,483  -2   52,795    9,800  NON VERIFICATO   1  106,169  108,537   34,602   36,969  ║ 
║                                                                                   2  156,614  157,483   51,926   52,795  ║ 
║152  11,05  15,95  1163  1443  -2  183,866  -2   61,403    9,800  NON VERIFICATO   1  121,641  124,549   39,578   42,485  ║ 
║                                                                                   2  183,569  183,866   61,106   61,403  ║ 
║152  15,95  20,85  1443  1725  -2  173,168  -2   57,942    9,800  NON VERIFICATO   1  123,641  127,019   40,088   43,465  ║ 
║                                                                                   2  172,573  173,168   57,348   57,942  ║ 
║153   0,00   3,30   145   456  -1    7,729  -1    2,662    6,600  VERIFICATO       1    7,474    7,729    2,408    2,662  ║ 
║                                                                                   2    5,796    5,937    1,889    2,029  ║ 
║153   3,30   6,15   456   837  -2   34,008  -1   11,525    5,700  NON VERIFICATO   1   32,328   33,450   10,403   11,525  ║ 
║                                                                                   2   33,755   34,008   11,180   11,433  ║ 
║153   6,15  11,05   837  1164  -2  157,482  -2   52,795    9,800  NON VERIFICATO   1  107,245  109,692   34,933   37,381  ║ 
║                                                                                   2  156,613  157,482   51,926   52,795  ║ 
║153  11,05  15,95  1164  1444  -2  183,864  -2   61,402    9,800  NON VERIFICATO   1  122,906  125,884   39,976   42,954  ║ 
║                                                                                   2  183,569  183,864   61,107   61,402  ║ 
║153  15,95  20,85  1444  1726  -2  173,166  -2   57,942    9,800  NON VERIFICATO   1  124,779  128,224   40,444   43,890  ║ 
║                                                                                   2  172,572  173,166   57,349   57,942  ║ 
║154   0,00   3,30   146   457  -1    7,707  -1    2,657    6,600  VERIFICATO       1    7,445    7,707    2,396    2,657  ║ 
║                                                                                   2    5,796    5,937    1,889    2,030  ║ 
║154   3,30   6,15   457   838  -2   34,004  -1   11,491    5,700  NON VERIFICATO   1   32,130   33,299   10,321   11,491  ║ 
║                                                                                   2   33,747   34,004   11,177   11,434  ║ 
║154   6,15  11,05   838  1165  -2  157,481  -2   52,796    9,800  NON VERIFICATO   1  108,827  111,392   35,422   37,986  ║ 
║                                                                                   2  156,613  157,481   51,928   52,796  ║ 
║154  11,05  15,95  1165  1445  -2  183,861  -2   61,402    9,800  NON VERIFICATO   1  124,767  127,848   40,562   43,643  ║ 
║                                                                                   2  183,568  183,861   61,109   61,402  ║ 
║154  15,95  20,85  1445  1727  -2  173,163  -2   57,941    9,800  NON VERIFICATO   1  126,452  129,998   40,969   44,515  ║ 
║                                                                                   2  172,572  173,163   57,351   57,941  ║ 
║155   0,00   3,30   147   458  -1    7,691  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,426    7,691    2,388    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,796    5,937    1,889    2,030  ║ 
║155   3,30   6,15   458   839  -2   34,002  -1   11,467    5,700  NON VERIFICATO   1   31,995   33,197   10,266   11,467  ║ 
║                                                                                   2   33,742   34,002   11,175   11,435  ║ 
║155   6,15  11,05   839  1166  -2  157,480  -2   52,796    9,800  NON VERIFICATO   1  109,904  112,548   35,754   38,398  ║ 
║                                                                                   2  156,612  157,480   51,929   52,796  ║ 
║155  11,05  15,95  1166  1446  -2  183,859  -2   61,402    9,800  NON VERIFICATO   1  126,033  129,184   40,960   44,112  ║ 
║                                                                                   2  183,568  183,859   61,110   61,402  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║155  15,95  20,85  1446  1729  -2  173,161  -2   57,941    9,800  NON VERIFICATO   1  127,590  131,204   41,325   44,940  ║ 
║                                                                                   2  172,572  173,161   57,352   57,941  ║ 
║156   0,00   3,30   148   459  -1    7,676  -1    2,649    6,600  VERIFICATO       1    7,406    7,676    2,380    2,649  ║ 
║                                                                                   2    5,796    5,937    1,889    2,030  ║ 
║156   3,30   6,15   459   840  -2   34,001  -1   11,444    5,700  NON VERIFICATO   1   31,861   33,094   10,210   11,444  ║ 
║                                                                                   2   33,737   34,001   11,174   11,437  ║ 
║156   6,15  11,05   840  1167  -2  157,478  -2   52,796    9,800  NON VERIFICATO   1  110,980  113,705   36,086   38,810  ║ 
║                                                                                   2  156,612  157,478   51,930   52,796  ║ 
║156  11,05  15,95  1167  1447  -2  183,858  -2   61,401    9,800  NON VERIFICATO   1  127,298  130,520   41,359   44,581  ║ 
║                                                                                   2  183,567  183,858   61,111   61,401  ║ 
║157   0,00   3,30   149   460  -1    7,418  -1    2,588    6,600  VERIFICATO       1    7,075    7,418    2,245    2,588  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,943    1,889    2,037  ║ 
║157   3,30   6,15   460   841  -2   34,047  -2   11,496    5,700  NON VERIFICATO   1   29,599   31,370    9,278   11,049  ║ 
║                                                                                   2   33,699   34,047   11,149   11,496  ║ 
║157   6,15  11,05   841  1168  -2  157,464  -2   52,800    9,800  NON VERIFICATO   1  129,114  133,190   41,680   45,755  ║ 
║                                                                                   2  156,630  157,464   51,966   52,800  ║ 
║157  11,05  15,95  1168  1448  -2  183,836  -2   61,397    9,800  NON VERIFICATO   1  148,627  153,034   48,073   52,481  ║ 
║                                                                                   2  183,586  183,836   61,147   61,397  ║ 
║157  15,95  20,85  1448  1731  -2  173,135  -2   57,936    9,800  NON VERIFICATO   1  147,895  152,732   47,686   52,523  ║ 
║                                                                                   2  172,593  173,135   57,395   57,936  ║ 
║158   0,00   3,30   150   461  -1    7,404  -1    2,585    6,600  VERIFICATO       1    7,057    7,404    2,238    2,585  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,943    1,889    2,037  ║ 
║158   3,30   6,15   461   842  -2   34,054  -2   11,501    5,700  NON VERIFICATO   1   29,472   31,274    9,225   11,026  ║ 
║                                                                                   2   33,699   34,054   11,148   11,501  ║ 
║158   6,15  11,05   842  1169  -2  157,463  -2   52,800    9,800  NON VERIFICATO   1  130,130  134,281   41,993   46,145  ║ 
║                                                                                   2  156,632  157,463   51,969   52,800  ║ 
║158  11,05  15,95  1169  1449  -2  183,835  -2   61,397    9,800  NON VERIFICATO   1  149,822  154,296   48,450   52,923  ║ 
║                                                                                   2  183,588  183,835   61,150   61,397  ║ 
║158  15,95  20,85  1449  1732  -2  173,134  -2   57,936    9,800  NON VERIFICATO   1  148,969  153,870   48,022   52,924  ║ 
║                                                                                   2  172,596  173,134   57,399   57,936  ║ 
║159   0,00   3,30   151   462  -1    7,388  -1    2,581    6,600  VERIFICATO       1    7,037    7,388    2,230    2,581  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,944    1,889    2,038  ║ 
║159   3,30   6,15   462   843  -2   34,061  -2   11,507    5,700  NON VERIFICATO   1   29,338   31,171    9,170   11,003  ║ 
║                                                                                   2   33,700   34,061   11,147   11,507  ║ 
║159   6,15  11,05   843  1170  -2  157,463  -2   52,800    9,800  NON VERIFICATO   1  131,209  135,441   42,326   46,558  ║ 
║                                                                                   2  156,634  157,463   51,972   52,800  ║ 
║159  11,05  15,95  1170  1450  -2  183,835  -2   61,397    9,800  NON VERIFICATO   1  151,091  155,636   48,849   53,393  ║ 
║                                                                                   2  183,591  183,835   61,153   61,397  ║ 
║159  15,95  20,85  1450  1733  -2  173,133  -2   57,936    9,800  NON VERIFICATO   1  150,109  155,079   48,380   53,350  ║ 
║                                                                                   2  172,598  173,133   57,402   57,936  ║ 
║160   0,00   3,30   152   463  -1    7,366  -1    2,576    6,600  VERIFICATO       1    7,008    7,366    2,218    2,576  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,944    1,889    2,038  ║ 
║160   3,30   6,15   463   844  -2   34,073  -2   11,516    5,700  NON VERIFICATO   1   29,140   31,020    9,088   10,968  ║ 
║                                                                                   2   33,701   34,073   11,145   11,516  ║ 
║160   6,15  11,05   844  1171  -2  157,462  -2   52,801    9,800  NON VERIFICATO   1  132,796  137,147   42,816   47,166  ║ 
║                                                                                   2  156,638  157,462   51,977   52,801  ║ 
║160  11,05  15,95  1171  1451  -2  183,833  -2   61,397    9,800  NON VERIFICATO   1  152,959  157,607   49,437   54,085  ║ 
║                                                                                   2  183,595  183,833   61,158   61,397  ║ 
║160  15,95  20,85  1451  1734  -2  173,131  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  151,786  156,858   48,905   53,976  ║ 
║                                                                                   2  172,603  173,131   57,407   57,935  ║ 
║161   0,00   3,30   153   464  -1    7,351  -1    2,572    6,600  VERIFICATO       1    6,988    7,351    2,210    2,572  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,945    1,889    2,039  ║ 
║161   3,30   6,15   464   845  -2   34,082  -2   11,523    5,700  NON VERIFICATO   1   29,006   30,918    9,033   10,945  ║ 
║                                                                                   2   33,702   34,082   11,144   11,523  ║ 
║161   6,15  11,05   845  1172  -2  157,461  -2   52,801    9,800  NON VERIFICATO   1  133,876  138,307   43,149   47,580  ║ 
║                                                                                   2  156,641  157,461   51,981   52,801  ║ 
║161  11,05  15,95  1172  1452  -2  183,833  -2   61,396    9,800  NON VERIFICATO   1  154,229  158,947   49,837   54,555  ║ 
║                                                                                   2  183,598  183,833   61,161   61,396  ║ 
║161  15,95  20,85  1452  1735  -2  173,130  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  152,927  158,067   49,262   54,402  ║ 
║                                                                                   2  172,606  173,130   57,411   57,935  ║ 
║162   0,00   3,30   154   465  -1    7,328  -1    2,567    6,600  VERIFICATO       1    6,959    7,328    2,198    2,567  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,946    1,889    2,040  ║ 
║162   3,30   6,15   465   846  -2   34,096  -2   11,533    5,700  NON VERIFICATO   1   28,808   30,767    8,951   10,910  ║ 
║                                                                                   2   33,704   34,096   11,143   11,533  ║ 
║162   6,15  11,05   846  1173  -2  157,461  -2   52,801    9,800  NON VERIFICATO   1  135,463  140,013   43,638   48,188  ║ 
║                                                                                   2  156,645  157,461   51,986   52,801  ║ 
║162  11,05  15,95  1173  1453  -2  183,832  -2   61,396    9,800  NON VERIFICATO   1  156,096  160,919   50,425   55,247  ║ 
║                                                                                   2  183,602  183,832   61,166   61,396  ║ 
║162  15,95  20,85  1453  1736  -2  173,129  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  154,605  159,846   49,788   55,029  ║ 
║                                                                                   2  172,610  173,129   57,417   57,935  ║ 
║163   0,00   3,30   155   466  -1    7,313  -1    2,563    6,600  VERIFICATO       1    6,940    7,313    2,190    2,563  ║ 
║                                                                                   2    5,795    5,946    1,889    2,040  ║ 
║163   3,30   6,15   466   847  -2   34,105  -2   11,540    5,700  NON VERIFICATO   1   28,673   30,665    8,896   10,887  ║ 
║                                                                                   2   33,706   34,105   11,142   11,540  ║ 
║163   6,15  11,05   847  1174  -2  157,460  -2   52,802    9,800  NON VERIFICATO   1  136,543  141,174   43,971   48,602  ║ 
║                                                                                   2  156,648  157,460   51,990   52,802  ║ 
║163  11,05  15,95  1174  1454  -2  183,831  -2   61,396    9,800  NON VERIFICATO   1  157,367  162,260   50,825   55,718  ║ 
║                                                                                   2  183,605  183,831   61,170   61,396  ║ 
║163  15,95  20,85  1454  1737  -2  173,128  -2   57,935    9,800  NON VERIFICATO   1  155,746  161,056   50,145   55,455  ║ 
║                                                                                   2  172,614  173,128   57,421   57,935  ║ 
║164   0,00   3,30   156   467  -1    7,781  -1    2,675    6,600  VERIFICATO       1    7,540    7,781    2,433    2,675  ║ 
║                                                                                   2    5,776    5,893    1,889    2,007  ║ 
║164   3,30   6,15   467   848  -1   33,787  -1   11,604    5,700  NON VERIFICATO   1   32,765   33,787   10,581   11,604  ║ 
║                                                                                   2   33,294   33,379   11,080   11,165  ║ 
║164   6,15  11,05   848  1175  -2  157,796  -2   52,762    9,800  NON VERIFICATO   1  102,908  105,011   33,602   35,705  ║ 
║                                                                                   2  157,333  157,796   52,299   52,762  ║ 
║164  11,05  15,95  1175  1455   2  184,385   2   61,494    9,800  NON VERIFICATO   1  117,765  120,471   38,353   41,059  ║ 
║                                                                                   2  184,385  184,330   61,494   61,438  ║ 
║164  15,95  20,85  1455  1738  -2  173,616  -2   57,975    9,800  NON VERIFICATO   1  120,238  123,409   39,022   42,193  ║ 
║                                                                                   2  173,364  173,616   57,723   57,975  ║ 
║165   0,00   3,30   157   468  -1    7,766  -1    2,671    6,600  VERIFICATO       1    7,520    7,766    2,425    2,671  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,894    1,889    2,007  ║ 
║165   3,30   6,15   468   849  -1   33,685  -1   11,580    5,700  NON VERIFICATO   1   32,630   33,685   10,526   11,580  ║ 
║                                                                                   2   33,288   33,375   11,078   11,165  ║ 
║165   6,15  11,05   849  1176  -2  157,795  -2   52,762    9,800  NON VERIFICATO   1  103,990  106,174   33,935   36,119  ║ 
║                                                                                   2  157,332  157,795   52,299   52,762  ║ 
║165  11,05  15,95  1176  1456   2  184,384   2   61,494    9,800  NON VERIFICATO   1  119,037  121,814   38,754   41,531  ║ 
║                                                                                   2  184,384  184,328   61,494   61,438  ║ 
║165  15,95  20,85  1456  1739  -2  173,614  -2   57,975    9,800  NON VERIFICATO   1  121,381  124,621   39,380   42,620  ║ 
║                                                                                   2  173,363  173,614   57,724   57,975  ║ 
║166   0,00   3,30   158   469  -1    7,743  -1    2,666    6,600  VERIFICATO       1    7,491    7,743    2,414    2,666  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,894    1,889    2,008  ║ 
║166   3,30   6,15   469   850  -1   33,534  -1   11,546    5,700  NON VERIFICATO   1   32,432   33,534   10,444   11,546  ║ 
║                                                                                   2   33,279   33,369   11,075   11,165  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║166   6,15  11,05   850  1177  -2  157,793  -2   52,763    9,800  NON VERIFICATO   1  105,581  107,884   34,426   36,729  ║ 
║                                                                                   2  157,331  157,793   52,300   52,763  ║ 
║166  11,05  15,95  1177  1457   2  184,383   2   61,495    9,800  NON VERIFICATO   1  120,909  123,790   39,343   42,224  ║ 
║                                                                                   2  184,383  184,325   61,495   61,438  ║ 
║166  15,95  20,85  1457  1740  -2  173,611  -2   57,975    9,800  NON VERIFICATO   1  123,062  126,403   39,907   43,248  ║ 
║                                                                                   2  173,362  173,611   57,726   57,975  ║ 
║167   0,00   3,30   159   470  -1    7,728  -1    2,662    6,600  VERIFICATO       1    7,471    7,728    2,406    2,662  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,894    1,889    2,008  ║ 
║167   3,30   6,15   470   851  -1   33,432  -1   11,522    5,700  NON VERIFICATO   1   32,298   33,432   10,388   11,522  ║ 
║                                                                                   2   33,273   33,366   11,073   11,166  ║ 
║167   6,15  11,05   851  1178  -2  157,792  -2   52,763    9,800  NON VERIFICATO   1  106,663  109,046   34,760   37,144  ║ 
║                                                                                   2  157,330  157,792   52,301   52,763  ║ 
║167  11,05  15,95  1178  1458   2  184,382   2   61,496    9,800  NON VERIFICATO   1  122,182  125,134   39,744   42,696  ║ 
║                                                                                   2  184,382  184,323   61,496   61,438  ║ 
║167  15,95  20,85  1458  1741  -2  173,609  -2   57,974    9,800  NON VERIFICATO   1  124,205  127,615   40,265   43,675  ║ 
║                                                                                   2  173,362  173,609   57,727   57,974  ║ 
║168   0,00   3,30   160   471  -1    7,705  -1    2,657    6,600  VERIFICATO       1    7,442    7,705    2,394    2,657  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,894    1,889    2,008  ║ 
║168   3,30   6,15   471   852  -2   33,362  -1   11,487    5,700  NON VERIFICATO   1   32,100   33,281   10,307   11,487  ║ 
║                                                                                   2   33,265   33,362   11,070   11,167  ║ 
║168   6,15  11,05   852  1179  -2  157,790  -2   52,763    9,800  NON VERIFICATO   1  108,254  110,757   35,250   37,753  ║ 
║                                                                                   2  157,330  157,790   52,303   52,763  ║ 
║168  11,05  15,95  1179  1459   2  184,381   2   61,498    9,800  NON VERIFICATO   1  124,054  127,110   40,333   43,389  ║ 
║                                                                                   2  184,381  184,321   61,498   61,437  ║ 
║168  15,95  20,85  1459  1742  -2  173,606  -2   57,974    9,800  NON VERIFICATO   1  125,886  129,398   40,791   44,303  ║ 
║                                                                                   2  173,361  173,606   57,729   57,974  ║ 
║169   0,00   3,30   161   472  -1    7,690  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,423    7,690    2,386    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,894    1,889    2,009  ║ 
║169   3,30   6,15   472   853  -2   33,360  -1   11,464    5,700  NON VERIFICATO   1   31,965   33,178   10,251   11,464  ║ 
║                                                                                   2   33,260   33,360   11,069   11,168  ║ 
║169   6,15  11,05   853  1180  -2  157,789  -2   52,763    9,800  NON VERIFICATO   1  109,336  111,920   35,584   38,168  ║ 
║                                                                                   2  157,329  157,789   52,304   52,763  ║ 
║169  11,05  15,95  1180  1460   2  184,381   2   61,499    9,800  NON VERIFICATO   1  125,327  128,454   40,734   43,861  ║ 
║                                                                                   2  184,381  184,319   61,499   61,437  ║ 
║169  15,95  20,85  1460  1744  -2  173,604  -2   57,974    9,800  NON VERIFICATO   1  127,029  130,610   41,150   44,730  ║ 
║                                                                                   2  173,361  173,604   57,731   57,974  ║ 
║170   0,00   3,30   162   473  -1    7,675  -1    2,650    6,600  VERIFICATO       1    7,404    7,675    2,378    2,650  ║ 
║                                                                                   2    5,775    5,895    1,889    2,009  ║ 
║170   3,30   6,15   473   854  -2   33,358  -1   11,441    5,700  NON VERIFICATO   1   31,835   33,079   10,197   11,441  ║ 
║                                                                                   2   33,256   33,358   11,067   11,169  ║ 
║170   6,15  11,05   854  1181  -2  157,788  -2   52,764    9,800  NON VERIFICATO   1  110,386  113,049   35,908   38,571  ║ 
║                                                                                   2  157,329  157,788   52,305   52,764  ║ 
║170  11,05  15,95  1181  1461   2  184,381   2   61,500    9,800  NON VERIFICATO   1  126,563  129,759   41,123   44,319  ║ 
║                                                                                   2  184,381  184,317   61,500   61,437  ║ 
║171   0,00   3,30   163   474  -1    7,418  -1    2,588    6,600  VERIFICATO       1    7,072    7,418    2,243    2,588  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,900    1,889    2,015  ║ 
║171   3,30   6,15   474   855  -2   33,406  -2   11,229    5,700  NON VERIFICATO   1   29,571   31,353    9,263   11,046  ║ 
║                                                                                   2   33,217   33,406   11,042   11,229  ║ 
║171   6,15  11,05   855  1182  -2  157,774  -2   52,767    9,800  NON VERIFICATO   1  128,604  132,630   41,526   45,552  ║ 
║                                                                                   2  157,347  157,774   52,341   52,767  ║ 
║171  11,05  15,95  1182  1462   2  184,400   2   61,536    9,800  NON VERIFICATO   1  147,998  152,386   47,870   52,258  ║ 
║                                                                                   2  184,400  184,296   61,536   61,433  ║ 
║171  15,95  20,85  1462  1746  -2  173,578  -2   57,969    9,800  NON VERIFICATO   1  147,383  152,191   47,525   52,333  ║ 
║                                                                                   2  173,383  173,578   57,773   57,969  ║ 
║172   0,00   3,30   164   475  -1    7,400  -1    2,584    6,600  VERIFICATO       1    7,049    7,400    2,234    2,584  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,901    1,889    2,016  ║ 
║172   3,30   6,15   475   856  -2   33,414  -2   11,236    5,700  NON VERIFICATO   1   29,412   31,233    9,198   11,018  ║ 
║                                                                                   2   33,217   33,414   11,040   11,236  ║ 
║172   6,15  11,05   856  1183  -2  157,773  -2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  129,879  134,000   41,919   46,041  ║ 
║                                                                                   2  157,349  157,773   52,344   52,768  ║ 
║172  11,05  15,95  1183  1463   2  184,402   2   61,540    9,800  NON VERIFICATO   1  149,498  153,969   48,343   52,814  ║ 
║                                                                                   2  184,402  184,295   61,540   61,432  ║ 
║172  15,95  20,85  1463  1747  -2  173,577  -2   57,969    9,800  NON VERIFICATO   1  148,729  153,619   47,947   52,836  ║ 
║                                                                                   2  173,386  173,577   57,777   57,969  ║ 
║173   0,00   3,30   165   476  -1    7,389  -1    2,581    6,600  VERIFICATO       1    7,035    7,389    2,228    2,581  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,901    1,889    2,016  ║ 
║173   3,30   6,15   476   857  -2   33,419  -2   11,241    5,700  NON VERIFICATO   1   29,317   31,160    9,158   11,001  ║ 
║                                                                                   2   33,218   33,419   11,040   11,241  ║ 
║173   6,15  11,05   857  1184  -2  157,773  -2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  130,643  134,822   42,155   46,334  ║ 
║                                                                                   2  157,351  157,773   52,347   52,768  ║ 
║173  11,05  15,95  1184  1464   2  184,404   2   61,542    9,800  NON VERIFICATO   1  150,398  154,919   48,626   53,147  ║ 
║                                                                                   2  184,404  184,294   61,542   61,432  ║ 
║173  15,95  20,85  1464  1748  -2  173,576  -2   57,969    9,800  NON VERIFICATO   1  149,537  154,475   48,200   53,138  ║ 
║                                                                                   2  173,387  173,576   57,780   57,969  ║ 
║174   0,00   3,30   166   477  -1    7,362  -1    2,575    6,600  VERIFICATO       1    7,001    7,362    2,214    2,575  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,902    1,889    2,017  ║ 
║174   3,30   6,15   477   858  -2   33,434  -2   11,252    5,700  NON VERIFICATO   1   29,080   30,979    9,060   10,960  ║ 
║                                                                                   2   33,219   33,434   11,038   11,252  ║ 
║174   6,15  11,05   858  1185  -2  157,772  -2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  132,555  136,877   42,745   47,067  ║ 
║                                                                                   2  157,355  157,772   52,352   52,768  ║ 
║174  11,05  15,95  1185  1465   2  184,409   2   61,548    9,800  NON VERIFICATO   1  152,647  157,294   49,334   53,980  ║ 
║                                                                                   2  184,409  184,293   61,548   61,432  ║ 
║174  15,95  20,85  1465  1749  -2  173,575  -2   57,968    9,800  NON VERIFICATO   1  151,557  156,617   48,832   53,892  ║ 
║                                                                                   2  173,393  173,575   57,786   57,968  ║ 
║175   0,00   3,30   167   478  -1    7,351  -1    2,572    6,600  VERIFICATO       1    6,987    7,351    2,208    2,572  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,902    1,889    2,017  ║ 
║175   3,30   6,15   478   859  -2   33,440  -2   11,257    5,700  NON VERIFICATO   1   28,985   30,907    9,021   10,943  ║ 
║                                                                                   2   33,220   33,440   11,037   11,257  ║ 
║175   6,15  11,05   859  1187  -2  157,771  -2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  133,320  137,700   42,980   47,360  ║ 
║                                                                                   2  157,357  157,771   52,355   52,768  ║ 
║175  11,05  15,95  1187  1466   2  184,411   2   61,550    9,800  NON VERIFICATO   1  153,547  158,244   49,617   54,314  ║ 
║                                                                                   2  184,411  184,292   61,550   61,432  ║ 
║175  15,95  20,85  1466  1750  -2  173,574  -2   57,968    9,800  NON VERIFICATO   1  152,364  157,473   49,085   54,194  ║ 
║                                                                                   2  173,395  173,574   57,789   57,968  ║ 
║176   0,00   3,30   168   479  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,296    2,180    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,774    5,904    1,890    2,019  ║ 
║176   3,30   6,15   479   860  -2   33,476  -2   11,283    5,700  NON VERIFICATO   1   28,506   30,542    8,824   10,860  ║ 
║                                                                                   2   33,226   33,476   11,034   11,283  ║ 
║176   6,15  11,05   860  1202  -2  157,770  -2   52,769    9,800  NON VERIFICATO   1  137,177  141,845   44,170   48,838  ║ 
║                                                                                   2  157,368  157,770   52,368   52,769  ║ 
║176  11,05  15,95  1202  1479   2  184,422   2   61,563    9,800  NON VERIFICATO   1  158,085  163,034   51,046   55,994  ║ 
║                                                                                   2  184,422  184,290   61,563   61,431  ║ 
║176  15,95  20,85  1479  1765  -2  173,571  -2   57,967    9,800  NON VERIFICATO   1  156,438  161,792   50,361   55,715  ║ 
║                                                                                   2  173,407  173,571   57,802   57,967  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║177   0,00   3,30   169   480  -1    7,668  -1    2,648    6,600  VERIFICATO       1    7,394    7,668    2,374    2,648  ║ 
║                                                                                   2    5,766    5,876    1,890    2,000  ║ 
║177   3,30   6,15   480   861  -2   33,074  -1   11,430    5,700  NON VERIFICATO   1   31,768   33,029   10,169   11,430  ║ 
║                                                                                   2   33,041   33,074   11,019   11,052  ║ 
║177   6,15  11,05   861  1189  -2  157,925  -2   52,749    9,800  NON VERIFICATO   1  110,687  113,368   36,002   38,683  ║ 
║                                                                                   2  157,646  157,925   52,471   52,749  ║ 
║177  11,05  15,95  1189  1468   2  184,740   2   61,672    9,800  NON VERIFICATO   1  126,903  130,127   41,227   44,451  ║ 
║                                                                                   2  184,740  184,520   61,672   61,452  ║ 
║178   0,00   3,30   170   481  -1    7,653  -1    2,644    6,600  VERIFICATO       1    7,374    7,653    2,366    2,644  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,876    1,890    2,000  ║ 
║178   3,30   6,15   481   862  -2   33,073  -1   11,406    5,700  NON VERIFICATO   1   31,634   32,926   10,114   11,406  ║ 
║                                                                                   2   33,037   33,073   11,017   11,054  ║ 
║178   6,15  11,05   862  1190  -2  157,923  -2   52,750    9,800  NON VERIFICATO   1  111,771  114,534   36,336   39,099  ║ 
║                                                                                   2  157,646  157,923   52,472   52,750  ║ 
║178  11,05  15,95  1190  1469   2  184,740   2   61,674    9,800  NON VERIFICATO   1  128,179  131,474   41,628   44,924  ║ 
║                                                                                   2  184,740  184,518   61,674   61,452  ║ 
║179   0,00   3,30   171   482  -1    7,631  -1    2,639    6,600  VERIFICATO       1    7,345    7,631    2,354    2,639  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,876    1,890    2,000  ║ 
║179   3,30   6,15   482   990  -2   33,073  -1   11,372    5,700  NON VERIFICATO   1   31,436   32,776   10,032   11,372  ║ 
║                                                                                   2   33,031   33,073   11,014   11,057  ║ 
║179   6,15  11,05   990  1191  -2  157,922  -2   52,750    9,800  NON VERIFICATO   1  113,365  116,248   36,828   39,710  ║ 
║                                                                                   2  157,646  157,922   52,474   52,750  ║ 
║179  11,05  15,95  1191  1470   2  184,740   2   61,676    9,800  NON VERIFICATO   1  130,055  133,454   42,219   45,619  ║ 
║                                                                                   2  184,740  184,516   61,676   61,452  ║ 
║180   0,00   3,30   172   483  -1    7,615  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,326    7,615    2,346    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,877    1,890    2,001  ║ 
║180   3,30   6,15   483   863  -2   33,073  -1   11,348    5,700  NON VERIFICATO   1   31,301   32,673    9,976   11,348  ║ 
║                                                                                   2   33,027   33,073   11,013   11,059  ║ 
║180   6,15  11,05   863  1192  -2  157,921  -2   52,750    9,800  NON VERIFICATO   1  114,450  117,413   37,162   40,126  ║ 
║                                                                                   2  157,646  157,921   52,476   52,750  ║ 
║180  11,05  15,95  1192  1471   2  184,741   2   61,678    9,800  NON VERIFICATO   1  131,330  134,801   42,620   46,091  ║ 
║                                                                                   2  184,741  184,514   61,678   61,451  ║ 
║181   0,00   3,30   174   485  -1    7,532  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,532    2,303    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,878    1,890    2,003  ║ 
║181   3,30   6,15   485   864  -2   33,084  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,573   32,118    9,676   11,221  ║ 
║                                                                                   2   33,012   33,084   11,004   11,076  ║ 
║181   6,15  11,05   864  1124  -2  157,916  -2   52,751    9,800  NON VERIFICATO   1  120,318  123,721   38,971   42,375  ║ 
║                                                                                   2  157,651  157,916   52,486   52,751  ║ 
║181  11,05  15,95  1124  1409   2  184,745   2   61,688    9,800  NON VERIFICATO   1  138,236  142,090   44,794   48,649  ║ 
║                                                                                   2  184,745  184,507   61,688   61,450  ║ 
║181  15,95  20,85  1409  1691  -2  173,783  -2   57,985    9,800  NON VERIFICATO   1  138,637  142,920   44,785   49,068  ║ 
║                                                                                   2  173,716  173,783   57,918   57,985  ║ 
║181  20,85  24,00  1691  1851   2  108,539   2   37,125    6,300  NON VERIFICATO   1   84,939   87,725   27,420   30,203  ║ 
║                                                                                   2  108,539  105,783   37,125   34,371  ║ 
║182   0,00   3,30   175   486  -1    7,477  -1    2,603    6,600  VERIFICATO       1    7,149    7,477    2,274    2,603  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,880    1,890    2,004  ║ 
║182   3,30   6,15   486   865  -2   33,099  -1   11,137    5,700  NON VERIFICATO   1   30,090   31,750    9,477   11,137  ║ 
║                                                                                   2   33,006   33,099   10,999   11,091  ║ 
║182   6,15  11,05   865  1195  -2  157,913  -2   52,752    9,800  NON VERIFICATO   1  124,209  127,904   40,171   43,866  ║ 
║                                                                                   2  157,656  157,913   52,495   52,752  ║ 
║182  11,05  15,95  1195  1473   2  184,751   2   61,697    9,800  NON VERIFICATO   1  142,815  146,924   46,236   50,345  ║ 
║                                                                                   2  184,751  184,503   61,697   61,449  ║ 
║182  15,95  20,85  1473  1759  -2  173,779  -2   57,984    9,800  NON VERIFICATO   1  142,747  147,278   46,072   50,603  ║ 
║                                                                                   2  173,722  173,779   57,928   57,984  ║ 
║183   0,00   3,30   176   487  -1    7,462  -1    2,599    6,600  VERIFICATO       1    7,129    7,462    2,266    2,599  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,880    1,890    2,005  ║ 
║183   3,30   6,15   487   866  -2   33,104  -1   11,113    5,700  NON VERIFICATO   1   29,955   31,647    9,421   11,113  ║ 
║                                                                                   2   33,005   33,104   10,998   11,096  ║ 
║183   6,15  11,05   866  1196  -2  157,913  -2   52,753    9,800  NON VERIFICATO   1  125,293  129,070   40,506   44,282  ║ 
║                                                                                   2  157,657  157,913   52,497   52,753  ║ 
║183  11,05  15,95  1196  1474   2  184,752   2   61,699    9,800  NON VERIFICATO   1  144,091  148,271   46,638   50,817  ║ 
║                                                                                   2  184,752  184,502   61,699   61,449  ║ 
║183  15,95  20,85  1474  1760  -2  173,777  -2   57,984    9,800  NON VERIFICATO   1  143,892  148,493   46,431   51,031  ║ 
║                                                                                   2  173,724  173,777   57,931   57,984  ║ 
║184   0,00   3,30   177   488  -1    7,440  -1    2,594    6,600  VERIFICATO       1    7,100    7,440    2,254    2,594  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,881    1,890    2,005  ║ 
║184   3,30   6,15   488   867  -2   33,113  -2   11,104    5,700  NON VERIFICATO   1   29,757   31,496    9,339   11,079  ║ 
║                                                                                   2   33,005   33,113   10,996   11,104  ║ 
║184   6,15  11,05   867  1197  -2  157,912  -2   52,753    9,800  NON VERIFICATO   1  126,888  130,784   40,998   44,893  ║ 
║                                                                                   2  157,660  157,912   52,502   52,753  ║ 
║184  11,05  15,95  1197  1475   2  184,755   2   61,704    9,800  NON VERIFICATO   1  145,968  150,252   47,228   51,513  ║ 
║                                                                                   2  184,755  184,500   61,704   61,449  ║ 
║184  15,95  20,85  1475  1761  -2  173,776  -2   57,984    9,800  NON VERIFICATO   1  145,577  150,279   46,958   51,660  ║ 
║                                                                                   2  173,727  173,776   57,935   57,984  ║ 
║185   0,00   3,30   178   489  -1    7,424  -1    2,590    6,600  VERIFICATO       1    7,080    7,424    2,246    2,590  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,881    1,890    2,006  ║ 
║185   3,30   6,15   489   869  -2   33,119  -2   11,110    5,700  NON VERIFICATO   1   29,622   31,394    9,284   11,055  ║ 
║                                                                                   2   33,004   33,119   10,995   11,110  ║ 
║185   6,15  11,05   869  1198  -2  157,911  -2   52,753    9,800  NON VERIFICATO   1  127,973  131,950   41,332   45,309  ║ 
║                                                                                   2  157,662  157,911   52,504   52,753  ║ 
║185  11,05  15,95  1198  1476   2  184,757   2   61,706    9,800  NON VERIFICATO   1  147,244  151,599   47,630   51,985  ║ 
║                                                                                   2  184,757  184,499   61,706   61,448  ║ 
║185  15,95  20,85  1476  1762  -2  173,775  -2   57,984    9,800  NON VERIFICATO   1  146,722  151,493   47,317   52,088  ║ 
║                                                                                   2  173,730  173,775   57,939   57,984  ║ 
║186   3,30   6,15   868   870  -2   33,129  -2   11,117    5,700  NON VERIFICATO   1   29,440   31,255    9,209   11,023  ║ 
║                                                                                   2   33,005   33,129   10,993   11,117  ║ 
║187   0,00   3,30   180   491  -1    7,388  -1    2,581    6,600  VERIFICATO       1    7,034    7,388    2,227    2,581  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,882    1,890    2,007  ║ 
║187   3,30   6,15   491   871  -2   33,137  -2   11,124    5,700  NON VERIFICATO   1   29,306   31,153    9,153   11,000  ║ 
║                                                                                   2   33,005   33,137   10,992   11,124  ║ 
║188   0,00   3,30   181   492  -1    7,363  -1    2,575    6,600  VERIFICATO       1    7,002    7,363    2,214    2,575  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,883    1,890    2,008  ║ 
║188   3,30   6,15   492   872  -2   33,151  -2   11,134    5,700  NON VERIFICATO   1   29,084   30,984    9,062   10,961  ║ 
║                                                                                   2   33,006   33,151   10,991   11,134  ║ 
║188   6,15  11,05   872  1199  -2  157,908  -2   52,754    9,800  NON VERIFICATO   1  132,312  136,614   42,670   46,972  ║ 
║                                                                                   2  157,672  157,908   52,517   52,754  ║ 
║188  11,05  15,95  1199  1477   2  184,768   2   61,719    9,800  NON VERIFICATO   1  152,350  156,989   49,238   53,876  ║ 
║                                                                                   2  184,768  184,496   61,719   61,447  ║ 
║188  15,95  20,85  1477  1763  -2  173,771  -2   57,983    9,800  NON VERIFICATO   1  151,304  156,352   48,752   53,800  ║ 
║                                                                                   2  173,740  173,771   57,952   57,983  ║ 
║189   0,00   3,30   288   583  -1    7,352  -1    2,573    6,600  VERIFICATO       1    6,988    7,352    2,208    2,573  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,883    1,890    2,008  ║ 
║189   3,30   6,15   583   873  -2   33,157  -2   11,139    5,700  NON VERIFICATO   1   28,989   30,911    9,022   10,945  ║ 
║                                                                                   2   33,007   33,157   10,990   11,139  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║189   6,15  11,05   873  1203  -2  157,908  -2   52,754    9,800  NON VERIFICATO   1  133,077  137,437   42,906   47,266  ║ 
║                                                                                   2  157,673  157,908   52,520   52,754  ║ 
║189  11,05  15,95  1203  1480   2  184,770   2   61,721    9,800  NON VERIFICATO   1  153,251  157,940   49,521   54,210  ║ 
║                                                                                   2  184,770  184,495   61,721   61,447  ║ 
║189  15,95  20,85  1480  1766  -2  173,770  -2   57,982    9,800  NON VERIFICATO   1  152,113  157,209   49,006   54,102  ║ 
║                                                                                   2  173,743  173,770   57,955   57,982  ║ 
║190   0,00   3,30   289   584  -1    7,329  -1    2,567    6,600  VERIFICATO       1    6,958    7,329    2,196    2,567  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,884    1,890    2,009  ║ 
║190   3,30   6,15   584   874  -2   33,172  -2   11,150    5,700  NON VERIFICATO   1   28,783   30,754    8,937   10,909  ║ 
║                                                                                   2   33,010   33,172   10,988   11,150  ║ 
║190   6,15  11,05   874  1204  -2  157,907  -2   52,755    9,800  NON VERIFICATO   1  134,736  139,221   43,417   47,902  ║ 
║                                                                                   2  157,678  157,907   52,525   52,755  ║ 
║190  11,05  15,95  1204  1481   2  184,774   2   61,726    9,800  NON VERIFICATO   1  155,203  160,001   50,136   54,933  ║ 
║                                                                                   2  184,774  184,494   61,726   61,447  ║ 
║190  15,95  20,85  1481  1767  -2  173,769  -2   57,982    9,800  NON VERIFICATO   1  153,865  159,067   49,554   54,757  ║ 
║                                                                                   2  173,747  173,769   57,961   57,982  ║ 
║191   0,00   3,30   182   493  -1    7,316  -1    2,564    6,600  VERIFICATO       1    6,941    7,316    2,190    2,564  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,884    1,890    2,009  ║ 
║191   3,30   6,15   493   875  -2   33,180  -2   11,156    5,700  NON VERIFICATO   1   28,672   30,670    8,892   10,889  ║ 
║                                                                                   2   33,011   33,180   10,988   11,156  ║ 
║191   6,15  11,05   875  1205  -2  157,907  -2   52,755    9,800  NON VERIFICATO   1  135,630  140,181   43,693   48,244  ║ 
║                                                                                   2  157,680  157,907   52,528   52,755  ║ 
║191  11,05  15,95  1205  1482   2  184,777   2   61,729    9,800  NON VERIFICATO   1  156,255  161,110   50,467   55,323  ║ 
║                                                                                   2  184,777  184,494   61,729   61,447  ║ 
║191  15,95  20,85  1482  1768  -2  173,768  -2   57,982    9,800  NON VERIFICATO   1  154,809  160,068   49,850   55,109  ║ 
║                                                                                   2  173,750  173,768   57,964   57,982  ║ 
║192   0,00   3,30   183   494  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,318    7,610    2,342    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,750    5,846    1,890    1,985  ║ 
║192   3,30   6,15   494   876   2   32,677  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,248   32,633    9,954   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,677   32,609   10,935   10,866  ║ 
║192   6,15  11,05   876  1206   2  158,165   2   52,747    9,800  NON VERIFICATO   1  114,660  117,640   37,227   40,207  ║ 
║                                                                                   2  158,165  158,145   52,747   52,727  ║ 
║192  11,05  15,95  1206  1483   2  185,329   2   61,960    9,800  NON VERIFICATO   1  131,560  135,064   42,687   46,190  ║ 
║                                                                                   2  185,329  184,846   61,960   61,477  ║ 
║192  15,95  20,85  1483  1769   2  174,282   2   58,180    9,800  NON VERIFICATO   1  132,665  136,596   42,911   46,843  ║ 
║                                                                                   2  174,282  174,112   58,180   58,010  ║ 
║193   0,00   3,30    83   401  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,533    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,750    5,847    1,890    1,987  ║ 
║193   3,30   6,15   401   877   2   32,663  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,567   32,114    9,673   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,663   32,619   10,927   10,883  ║ 
║193   6,15  11,05   877  1208   2  158,170   2   52,757    9,800  NON VERIFICATO   1  120,154  123,546   38,921   42,313  ║ 
║                                                                                   2  158,170  158,140   52,757   52,728  ║ 
║193  11,05  15,95  1208  1484   2  185,334   2   61,970    9,800  NON VERIFICATO   1  138,026  141,887   44,722   48,584  ║ 
║                                                                                   2  185,334  184,839   61,970   61,476  ║ 
║193  15,95  20,85  1484  1770   2  174,287   2   58,192    9,800  NON VERIFICATO   1  138,466  142,747   44,729   49,009  ║ 
║                                                                                   2  174,287  174,104   58,192   58,009  ║ 
║194   0,00   3,30   185   496  -1    7,466  -1    2,600    6,600  VERIFICATO       1    7,133    7,466    2,267    2,600  ║ 
║                                                                                   2    5,749    5,849    1,890    1,989  ║ 
║194   3,30   6,15   496   878   2   32,657  -1   11,118    5,700  NON VERIFICATO   1   29,981   31,667    9,431   11,118  ║ 
║                                                                                   2   32,657   32,639   10,921   10,902  ║ 
║194   6,15  11,05   878  1119   2  158,176   2   52,768    9,800  NON VERIFICATO   1  124,880  128,627   40,378   44,125  ║ 
║                                                                                   2  158,176  158,137   52,768   52,729  ║ 
║194  11,05  15,95  1119  1406   2  185,341   2   61,980    9,800  NON VERIFICATO   1  143,589  147,759   46,474   50,644  ║ 
║                                                                                   2  185,341  184,834   61,980   61,474  ║ 
║195   0,00   3,30   186   497  -1    7,456  -1    2,598    6,600  VERIFICATO       1    7,120    7,456    2,262    2,598  ║ 
║                                                                                   2    5,744    5,838    1,890    1,984  ║ 
║195   3,30   6,15   497   880   2   32,537  -1   11,103    5,700  NON VERIFICATO   1   29,893   31,600    9,395   11,103  ║ 
║                                                                                   2   32,537   32,484   10,893   10,840  ║ 
║195   6,15  11,05   880  1210   2  158,354   2   52,862    9,800  NON VERIFICATO   1  125,558  129,357   40,586   44,385  ║ 
║                                                                                   2  158,354  158,213   52,862   52,721  ║ 
║195  11,05  15,95  1210  1486   2  185,543   2   62,078    9,800  NON VERIFICATO   1  144,381  148,603   46,721   50,942  ║ 
║                                                                                   2  185,543  184,947   62,078   61,483  ║ 
║196   3,30   6,15   879   881   2   32,475  -1   11,096    5,700  NON VERIFICATO   1   29,854   31,570    9,379   11,096  ║ 
║                                                                                   2   32,475   32,402   10,879   10,807  ║ 
║196   6,15  11,05   881  1211   2  158,447   2   52,911    9,800  NON VERIFICATO   1  125,869  129,693   40,682   44,506  ║ 
║                                                                                   2  158,447  158,253   52,911   52,717  ║ 
║196  11,05  15,95  1211  1487   2  185,649   2   62,129    9,800  NON VERIFICATO   1  144,746  148,992   46,834   51,080  ║ 
║                                                                                   2  185,649  185,007   62,129   61,488  ║ 
║197   3,30   6,15   882   883   2   32,415  -1   11,096    5,700  NON VERIFICATO   1   29,854   31,570    9,380   11,096  ║ 
║                                                                                   2   32,415   32,323   10,866   10,774  ║ 
║197   6,15  11,05   883  1212   2  158,536   2   52,958    9,800  NON VERIFICATO   1  125,866  129,691   40,681   44,505  ║ 
║                                                                                   2  158,536  158,291   52,958   52,713  ║ 
║197  11,05  15,95  1212  1488   2  185,749   2   62,177    9,800  NON VERIFICATO   1  144,740  148,989   46,831   51,081  ║ 
║                                                                                   2  185,749  185,063   62,177   61,492  ║ 
║198   0,00   3,30   187   498  -1    7,457  -1    2,598    6,600  VERIFICATO       1    7,120    7,457    2,262    2,598  ║ 
║                                                                                   2    5,736    5,823    1,890    1,976  ║ 
║198   3,30   6,15   498   884   2   32,361  -1   11,103    5,700  NON VERIFICATO   1   29,895   31,601    9,397   11,103  ║ 
║                                                                                   2   32,361   32,250   10,854   10,743  ║ 
║198   6,15  11,05   884  1213   2  158,616   2   52,999    9,800  NON VERIFICATO   1  125,546  129,348   40,582   44,384  ║ 
║                                                                                   2  158,616  158,326   52,999   52,709  ║ 
║198  11,05  15,95  1213  1489   2  185,840   2   62,220    9,800  NON VERIFICATO   1  144,361  148,594   46,711   50,943  ║ 
║                                                                                   2  185,840  185,115   62,220   61,496  ║ 
║199   0,00   3,30   188   499  -1    7,611  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,318    7,611    2,342    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,731    5,808    1,890    1,966  ║ 
║199   3,30   6,15   499   885  -1   32,634  -1   11,339    5,700  NON VERIFICATO   1   31,251   32,634    9,957   11,339  ║ 
║                                                                                   2   32,252   32,042   10,840   10,631  ║ 
║199   6,15  11,05   885  1214   2  158,798   2   53,078    9,800  NON VERIFICATO   1  114,633  117,621   37,215   40,203  ║ 
║                                                                                   2  158,798  158,418   53,078   52,698  ║ 
║199  11,05  15,95  1214  1490   2  186,047   2   62,303    9,800  NON VERIFICATO   1  131,512  135,043   42,662   46,193  ║ 
║                                                                                   2  186,047  185,252   62,303   61,508  ║ 
║199  15,95  20,85  1490  1772   2  174,979   2   58,514    9,800  NON VERIFICATO   1  132,623  136,566   42,894   46,837  ║ 
║                                                                                   2  174,979  174,504   58,514   58,039  ║ 
║200   0,00   3,30   189   500  -1    7,534  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,534    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,731    5,809    1,890    1,968  ║ 
║200   3,30   6,15   500   886   2   32,238  -1   11,220    5,700  NON VERIFICATO   1   30,570   32,115    9,676   11,220  ║ 
║                                                                                   2   32,238   32,053   10,832   10,647  ║ 
║200   6,15  11,05   886  1216   2  158,802   2   53,088    9,800  NON VERIFICATO   1  120,127  123,527   38,909   42,309  ║ 
║                                                                                   2  158,802  158,414   53,088   52,699  ║ 
║200  11,05  15,95  1216  1491   2  186,052   2   62,313    9,800  NON VERIFICATO   1  137,979  141,868   44,698   48,587  ║ 
║                                                                                   2  186,052  185,245   62,313   61,507  ║ 
║200  15,95  20,85  1491  1773   2  174,984   2   58,525    9,800  NON VERIFICATO   1  138,425  142,718   44,711   49,004  ║ 
║                                                                                   2  174,984  174,496   58,525   58,038  ║ 
║201   0,00   3,30   190   501  -1    7,467  -1    2,600    6,600  VERIFICATO       1    7,133    7,467    2,267    2,600  ║ 
║                                                                                   2    5,731    5,811    1,890    1,970  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║201   3,30   6,15   501   887   2   32,231  -1   11,118    5,700  NON VERIFICATO   1   29,984   31,668    9,434   11,118  ║ 
║                                                                                   2   32,231   32,072   10,826   10,667  ║ 
║201   6,15  11,05   887  1122   2  158,809   2   53,098    9,800  NON VERIFICATO   1  124,855  128,609   40,367   44,121  ║ 
║                                                                                   2  158,809  158,410   53,098   52,700  ║ 
║201  11,05  15,95  1122  1408   2  186,058   2   62,323    9,800  NON VERIFICATO   1  143,544  147,740   46,451   50,647  ║ 
║                                                                                   2  186,058  185,240   62,323   61,506  ║ 
║202   0,00   3,30   191   502  -1    7,671  -1    2,649    6,600  VERIFICATO       1    7,395    7,671    2,373    2,649  ║ 
║                                                                                   2    5,716    5,775    1,890    1,949  ║ 
║202   3,30   6,15   502   888  -1   33,034  -1   11,430    5,700  NON VERIFICATO   1   31,781   33,034   10,177   11,430  ║ 
║                                                                                   2   31,908   31,563   10,767   10,423  ║ 
║202   6,15  11,05   888  1218   2  159,333   2   53,352    9,800  NON VERIFICATO   1  110,586  113,289   35,962   38,665  ║ 
║                                                                                   2  159,333  158,654   53,352   52,673  ║ 
║202  11,05  15,95  1218  1493   2  186,654   2   62,588    9,800  NON VERIFICATO   1  126,739  130,039   41,149   44,449  ║ 
║                                                                                   2  186,654  185,601   62,588   61,535  ║ 
║203   0,00   3,30   192   503  -1    7,656  -1    2,646    6,600  VERIFICATO       1    7,375    7,656    2,365    2,646  ║ 
║                                                                                   2    5,716    5,775    1,890    1,949  ║ 
║203   3,30   6,15   503   889  -1   32,932  -1   11,407    5,700  NON VERIFICATO   1   31,647   32,932   10,122   11,407  ║ 
║                                                                                   2   31,904   31,562   10,766   10,424  ║ 
║203   6,15  11,05   889  1219   2  159,333   2   53,354    9,800  NON VERIFICATO   1  111,671  114,455   36,297   39,080  ║ 
║                                                                                   2  159,333  158,653   53,354   52,673  ║ 
║203  11,05  15,95  1219  1494   2  186,654   2   62,589    9,800  NON VERIFICATO   1  128,016  131,387   41,551   44,921  ║ 
║                                                                                   2  186,654  185,600   62,589   61,535  ║ 
║204   0,00   3,30   193   504  -1    7,633  -1    2,640    6,600  VERIFICATO       1    7,347    7,633    2,353    2,640  ║ 
║                                                                                   2    5,716    5,775    1,890    1,950  ║ 
║204   3,30   6,15   504   991  -1   32,781  -1   11,372    5,700  NON VERIFICATO   1   31,449   32,781   10,040   11,372  ║ 
║                                                                                   2   31,897   31,561   10,763   10,427  ║ 
║204   6,15  11,05   991  1220   2  159,333   2   53,356    9,800  NON VERIFICATO   1  113,266  116,169   36,789   39,692  ║ 
║                                                                                   2  159,333  158,651   53,356   52,674  ║ 
║204  11,05  15,95  1220  1495   2  186,655   2   62,592    9,800  NON VERIFICATO   1  129,894  133,368   42,142   45,616  ║ 
║                                                                                   2  186,655  185,597   62,592   61,535  ║ 
║205   0,00   3,30   194   505  -1    7,618  -1    2,637    6,600  VERIFICATO       1    7,327    7,618    2,345    2,637  ║ 
║                                                                                   2    5,716    5,776    1,890    1,950  ║ 
║205   3,30   6,15   505   890  -1   32,678  -1   11,349    5,700  NON VERIFICATO   1   31,314   32,678    9,985   11,349  ║ 
║                                                                                   2   31,894   31,562   10,761   10,430  ║ 
║205   6,15  11,05   890  1221   2  159,334   2   53,357    9,800  NON VERIFICATO   1  114,351  117,335   37,123   40,107  ║ 
║                                                                                   2  159,334  158,650   53,357   52,674  ║ 
║205  11,05  15,95  1221  1496   2  186,655   2   62,593    9,800  NON VERIFICATO   1  131,171  134,715   42,545   46,088  ║ 
║                                                                                   2  186,655  185,596   62,593   61,534  ║ 
║206   0,00   3,30   195   506  -1    7,535  -1    2,617    6,600  VERIFICATO       1    7,220    7,535    2,302    2,617  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,777    1,890    1,952  ║ 
║206   3,30   6,15   506   891  -1   32,120  -1   11,221    5,700  NON VERIFICATO   1   30,582   32,120    9,683   11,221  ║ 
║                                                                                   2   31,878   31,573   10,752   10,448  ║ 
║206   6,15  11,05   891  1127   2  159,338   2   53,368    9,800  NON VERIFICATO   1  120,254  123,679   38,944   42,369  ║ 
║                                                                                   2  159,338  158,645   53,368   52,675  ║ 
║206  11,05  15,95  1127  1411   2  186,660   2   62,604    9,800  NON VERIFICATO   1  138,120  142,046   44,733   48,659  ║ 
║                                                                                   2  186,660  185,589   62,604   61,533  ║ 
║206  15,95  20,85  1411  1693   2  175,573   2   58,808    9,800  NON VERIFICATO   1  138,535  142,852   44,741   49,057  ║ 
║                                                                                   2  175,573  174,827   58,808   58,062  ║ 
║206  20,85  24,00  1693  1852   2  114,088   2   40,440    6,300  NON VERIFICATO   1   84,637   87,817   27,357   30,516  ║ 
║                                                                                   2  114,088  106,930   40,440   33,288  ║ 
║207   0,00   3,30   196   507  -1    7,480  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,149    7,480    2,273    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,779    1,890    1,954  ║ 
║207   3,30   6,15   507   892   2   31,872  -1   11,136    5,700  NON VERIFICATO   1   30,099   31,752    9,484   11,136  ║ 
║                                                                                   2   31,872   31,589   10,747   10,465  ║ 
║207   6,15  11,05   892  1224   2  159,343   2   53,376    9,800  NON VERIFICATO   1  124,148  127,864   40,145   43,861  ║ 
║                                                                                   2  159,343  158,642   53,376   52,676  ║ 
║207  11,05  15,95  1224  1498   2  186,665   2   62,612    9,800  NON VERIFICATO   1  142,703  146,881   46,177   50,355  ║ 
║                                                                                   2  186,665  185,584   62,612   61,532  ║ 
║207  15,95  20,85  1498  1782   2  175,579   2   58,817    9,800  NON VERIFICATO   1  142,648  147,211   46,029   50,592  ║ 
║                                                                                   2  175,579  174,823   58,817   58,061  ║ 
║208   0,00   3,30   197   508  -1    7,464  -1    2,600    6,600  VERIFICATO       1    7,129    7,464    2,265    2,600  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,779    1,890    1,954  ║ 
║208   3,30   6,15   508   893   2   31,871  -1   11,113    5,700  NON VERIFICATO   1   29,965   31,650    9,428   11,113  ║ 
║                                                                                   2   31,871   31,594   10,746   10,470  ║ 
║208   6,15  11,05   893  1225   2  159,345   2   53,379    9,800  NON VERIFICATO   1  125,233  129,030   40,479   44,276  ║ 
║                                                                                   2  159,345  158,642   53,379   52,676  ║ 
║208  11,05  15,95  1225  1499   2  186,667   2   62,615    9,800  NON VERIFICATO   1  143,980  148,228   46,579   50,827  ║ 
║                                                                                   2  186,667  185,583   62,615   61,532  ║ 
║208  15,95  20,85  1499  1783   2  175,581   2   58,820    9,800  NON VERIFICATO   1  143,794  148,426   46,388   51,020  ║ 
║                                                                                   2  175,581  174,822   58,820   58,061  ║ 
║209   0,00   3,30   198   509  -1    7,442  -1    2,595    6,600  VERIFICATO       1    7,100    7,442    2,253    2,595  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,780    1,890    1,955  ║ 
║209   3,30   6,15   509   894   2   31,870  -1   11,078    5,700  NON VERIFICATO   1   29,767   31,499    9,346   11,078  ║ 
║                                                                                   2   31,870   31,603   10,744   10,478  ║ 
║209   6,15  11,05   894  1226   2  159,347   2   53,383    9,800  NON VERIFICATO   1  126,828  130,745   40,971   44,888  ║ 
║                                                                                   2  159,347  158,641   53,383   52,677  ║ 
║209  11,05  15,95  1226  1500   2  186,670   2   62,619    9,800  NON VERIFICATO   1  145,858  150,210   47,171   51,522  ║ 
║                                                                                   2  186,670  185,582   62,619   61,532  ║ 
║209  15,95  20,85  1500  1784   2  175,584   2   58,825    9,800  NON VERIFICATO   1  145,480  150,213   46,916   51,650  ║ 
║                                                                                   2  175,584  174,820   58,825   58,061  ║ 
║210   0,00   3,30   199   510  -1    7,427  -1    2,591    6,600  VERIFICATO       1    7,081    7,427    2,245    2,591  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,780    1,890    1,955  ║ 
║210   3,30   6,15   510   895   2   31,870  -1   11,055    5,700  NON VERIFICATO   1   29,632   31,396    9,291   11,055  ║ 
║                                                                                   2   31,870   31,610   10,743   10,484  ║ 
║210   6,15  11,05   895  1228   2  159,349   2   53,386    9,800  NON VERIFICATO   1  127,914  131,911   41,306   45,304  ║ 
║                                                                                   2  159,349  158,640   53,386   52,677  ║ 
║210  11,05  15,95  1228  1501   2  186,672   2   62,621    9,800  NON VERIFICATO   1  147,136  151,558   47,573   51,995  ║ 
║                                                                                   2  186,672  185,581   62,621   61,531  ║ 
║210  15,95  20,85  1501  1785   2  175,587   2   58,828    9,800  NON VERIFICATO   1  146,626  151,428   47,275   52,078  ║ 
║                                                                                   2  175,587  174,819   58,828   58,061  ║ 
║211   0,00   3,30   200   511  -1    7,407  -1    2,586    6,600  VERIFICATO       1    7,055    7,407    2,235    2,586  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,781    1,890    1,956  ║ 
║211   3,30   6,15   511   896   2   31,870  -1   11,024    5,700  NON VERIFICATO   1   29,458   31,264    9,219   11,024  ║ 
║                                                                                   2   31,870   31,620   10,741   10,492  ║ 
║212   0,00   3,30   201   512  -1    7,391  -1    2,583    6,600  VERIFICATO       1    7,036    7,391    2,227    2,583  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,781    1,890    1,956  ║ 
║212   3,30   6,15   512   897   2   31,871  -1   11,001    5,700  NON VERIFICATO   1   29,323   31,161    9,164   11,001  ║ 
║                                                                                   2   31,871   31,628   10,740   10,498  ║ 
║213   0,00   3,30   202   513  -1    7,281  -1    2,556    6,600  VERIFICATO       1    6,893    7,281    2,169    2,556  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,785    1,890    1,960  ║ 
║213   3,30   6,15   513   898   2   31,883  -1   10,831    5,700  NON VERIFICATO   1   28,350   30,419    8,762   10,831  ║ 
║                                                                                   2   31,883   31,702   10,733   10,553  ║ 
║214   0,00   3,30   203   514  -1    7,265  -1    2,552    6,600  VERIFICATO       1    6,874    7,265    2,161    2,552  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,785    1,890    1,961  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║214   3,30   6,15   514   899   2   31,886  -1   10,807    5,700  NON VERIFICATO   1   28,215   30,316    8,706   10,807  ║ 
║                                                                                   2   31,886   31,714   10,733   10,562  ║ 
║215   0,00   3,30   204   515  -1    7,250  -1    2,549    6,600  VERIFICATO       1    6,854    7,250    2,153    2,549  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,786    1,890    1,961  ║ 
║215   3,30   6,15   515   900   2   31,889  -1   10,784    5,700  NON VERIFICATO   1   28,081   30,214    8,651   10,784  ║ 
║                                                                                   2   31,889   31,727   10,732   10,571  ║ 
║216   0,00   3,30   205   516  -1    7,235  -1    2,545    6,600  VERIFICATO       1    6,834    7,235    2,145    2,545  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,787    1,890    1,962  ║ 
║216   3,30   6,15   516   901   2   31,892  -1   10,760    5,700  NON VERIFICATO   1   27,946   30,111    8,595   10,760  ║ 
║                                                                                   2   31,892   31,740   10,731   10,580  ║ 
║217   0,00   3,30   206   517  -1    7,231  -1    2,544    6,600  VERIFICATO       1    6,830    7,231    2,143    2,544  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,787    1,890    1,962  ║ 
║217   3,30   6,15   517   902   2   31,893  -1   10,755    5,700  NON VERIFICATO   1   27,915   30,087    8,582   10,755  ║ 
║                                                                                   2   31,893   31,743   10,731   10,582  ║ 
║218   0,00   3,30   208   518  -1    7,207  -1    2,539    6,600  VERIFICATO       1    6,799    7,207    2,131    2,539  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,810    1,890    1,974  ║ 
║218   3,30   6,15   518   903   2   32,148   2   10,786    5,700  NON VERIFICATO   1   27,703   29,929    8,493   10,719  ║ 
║                                                                                   2   32,148   32,095   10,786   10,733  ║ 
║219   0,00   3,30   209   519  -1    7,196  -1    2,536    6,600  VERIFICATO       1    6,785    7,196    2,125    2,536  ║ 
║                                                                                   2    5,726    5,810    1,890    1,974  ║ 
║219   3,30   6,15   519   904   2   32,151   2   10,785    5,700  NON VERIFICATO   1   27,608   29,856    8,454   10,702  ║ 
║                                                                                   2   32,151   32,105   10,785   10,740  ║ 
║220   0,00   3,30   210   520  -1    7,785  -1    2,676    6,600  VERIFICATO       1    7,541    7,785    2,433    2,676  ║ 
║                                                                                   2    5,708    5,755    1,890    1,938  ║ 
║220   3,30   6,15   520   905  -1   33,797  -1   11,604    5,700  NON VERIFICATO   1   32,785   33,797   10,593   11,604  ║ 
║                                                                                   2   31,744   31,310   10,737   10,303  ║ 
║220   6,15  11,05   905  1235   2  159,644   2   53,507    9,800  NON VERIFICATO   1  102,737  104,870   33,537   35,669  ║ 
║                                                                                   2  159,644  158,795   53,507   52,658  ║ 
║220  11,05  15,95  1235  1506   2  187,008   2   62,748    9,800  NON VERIFICATO   1  117,497  120,313   38,230   41,046  ║ 
║                                                                                   2  187,008  185,812   62,748   61,552  ║ 
║220  15,95  20,85  1506  1790   2  175,909   2   58,943    9,800  NON VERIFICATO   1  120,005  123,223   38,931   42,148  ║ 
║                                                                                   2  175,909  175,047   58,943   58,081  ║ 
║221   0,00   3,30   211   521  -1    7,770  -1    2,673    6,600  VERIFICATO       1    7,522    7,770    2,425    2,673  ║ 
║                                                                                   2    5,708    5,755    1,890    1,938  ║ 
║221   3,30   6,15   521   906  -1   33,694  -1   11,581    5,700  NON VERIFICATO   1   32,650   33,694   10,537   11,581  ║ 
║                                                                                   2   31,738   31,306   10,734   10,303  ║ 
║221   6,15  11,05   906  1236   2  159,643   2   53,507    9,800  NON VERIFICATO   1  103,820  106,033   33,871   36,083  ║ 
║                                                                                   2  159,643  158,794   53,507   52,658  ║ 
║221  11,05  15,95  1236  1507   2  187,007   2   62,749    9,800  NON VERIFICATO   1  118,772  121,657   38,632   41,517  ║ 
║                                                                                   2  187,007  185,810   62,749   61,552  ║ 
║221  15,95  20,85  1507  1791   2  175,908   2   58,944    9,800  NON VERIFICATO   1  121,150  124,436   39,289   42,575  ║ 
║                                                                                   2  175,908  175,045   58,944   58,081  ║ 
║222   0,00   3,30   212   522  -1    7,747  -1    2,667    6,600  VERIFICATO       1    7,493    7,747    2,413    2,667  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,755    1,890    1,938  ║ 
║222   3,30   6,15   522   907  -1   33,543  -1   11,546    5,700  NON VERIFICATO   1   32,452   33,543   10,456   11,546  ║ 
║                                                                                   2   31,728   31,299   10,731   10,303  ║ 
║222   6,15  11,05   907  1237   2  159,642   2   53,508    9,800  NON VERIFICATO   1  105,413  107,744   34,362   36,693  ║ 
║                                                                                   2  159,642  158,792   53,508   52,658  ║ 
║222  11,05  15,95  1237  1508   2  187,006   2   62,750    9,800  NON VERIFICATO   1  120,646  123,635   39,222   42,210  ║ 
║                                                                                   2  187,006  185,807   62,750   61,552  ║ 
║222  15,95  20,85  1508  1792   2  175,907   2   58,945    9,800  NON VERIFICATO   1  122,833  126,220   39,817   43,203  ║ 
║                                                                                   2  175,907  175,042   58,945   58,080  ║ 
║223   0,00   3,30   213   523  -1    7,732  -1    2,664    6,600  VERIFICATO       1    7,473    7,732    2,405    2,664  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,756    1,890    1,938  ║ 
║223   3,30   6,15   523   908  -1   33,441  -1   11,523    5,700  NON VERIFICATO   1   32,318   33,441   10,400   11,523  ║ 
║                                                                                   2   31,722   31,296   10,729   10,303  ║ 
║223   6,15  11,05   908  1238   2  159,642   2   53,509    9,800  NON VERIFICATO   1  106,496  108,908   34,696   37,108  ║ 
║                                                                                   2  159,642  158,791   53,509   52,658  ║ 
║223  11,05  15,95  1238  1509   2  187,005   2   62,751    9,800  NON VERIFICATO   1  121,921  124,979   39,624   42,682  ║ 
║                                                                                   2  187,005  185,805   62,751   61,551  ║ 
║223  15,95  20,85  1509  1793   2  175,906   2   58,946    9,800  NON VERIFICATO   1  123,977  127,433   40,175   43,631  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,040   58,946   58,080  ║ 
║224   0,00   3,30   214   524  -1    7,710  -1    2,658    6,600  VERIFICATO       1    7,444    7,710    2,393    2,658  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,756    1,890    1,939  ║ 
║224   3,30   6,15   524   909  -1   33,290  -1   11,488    5,700  NON VERIFICATO   1   32,120   33,290   10,319   11,488  ║ 
║                                                                                   2   31,714   31,292   10,726   10,304  ║ 
║224   6,15  11,05   909  1239   2  159,641   2   53,510    9,800  NON VERIFICATO   1  108,089  110,619   35,187   37,718  ║ 
║                                                                                   2  159,641  158,789   53,510   52,659  ║ 
║224  11,05  15,95  1239  1510   2  187,004   2   62,752    9,800  NON VERIFICATO   1  123,796  126,957   40,215   43,375  ║ 
║                                                                                   2  187,004  185,803   62,752   61,551  ║ 
║224  15,95  20,85  1510  1794   2  175,906   2   58,948    9,800  NON VERIFICATO   1  125,661  129,217   40,703   44,259  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,037   58,948   58,079  ║ 
║225   0,00   3,30   215   525  -1    7,694  -1    2,655    6,600  VERIFICATO       1    7,424    7,694    2,385    2,655  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,756    1,890    1,939  ║ 
║225   3,30   6,15   525   910  -1   33,187  -1   11,465    5,700  NON VERIFICATO   1   31,985   33,187   10,263   11,465  ║ 
║                                                                                   2   31,709   31,289   10,724   10,306  ║ 
║225   6,15  11,05   910  1240   2  159,641   2   53,512    9,800  NON VERIFICATO   1  109,172  111,783   35,522   38,133  ║ 
║                                                                                   2  159,641  158,788   53,512   52,659  ║ 
║225  11,05  15,95  1240  1511   2  187,004   2   62,753    9,800  NON VERIFICATO   1  125,071  128,301   40,616   43,846  ║ 
║                                                                                   2  187,004  185,801   62,753   61,551  ║ 
║225  15,95  20,85  1511  1796   2  175,906   2   58,950    9,800  NON VERIFICATO   1  126,805  130,430   41,061   44,686  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,035   58,950   58,079  ║ 
║226   0,00   3,30   216   526  -1    7,678  -1    2,651    6,600  VERIFICATO       1    7,404    7,678    2,377    2,651  ║ 
║                                                                                   2    5,707    5,756    1,890    1,940  ║ 
║226   3,30   6,15   526   911  -1   33,082  -1   11,441    5,700  NON VERIFICATO   1   31,847   33,082   10,206   11,441  ║ 
║                                                                                   2   31,703   31,288   10,722   10,307  ║ 
║226   6,15  11,05   911  1241   2  159,641   2   53,513    9,800  NON VERIFICATO   1  110,287  112,981   35,866   38,560  ║ 
║                                                                                   2  159,641  158,787   53,513   52,659  ║ 
║226  11,05  15,95  1241  1512   2  187,004   2   62,755    9,800  NON VERIFICATO   1  126,384  129,686   41,030   44,332  ║ 
║                                                                                   2  187,004  185,799   62,755   61,550  ║ 
║227   0,00   3,30   217   527  -1    7,421  -1    2,590    6,600  VERIFICATO       1    7,073    7,421    2,242    2,590  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,762    1,890    1,946  ║ 
║227   3,30   6,15   527   913   2   31,663  -1   11,045    5,700  NON VERIFICATO   1   29,584   31,357    9,273   11,045  ║ 
║                                                                                   2   31,663   31,338   10,696   10,372  ║ 
║227   6,15  11,05   913  1242   2  159,658   2   53,548    9,800  NON VERIFICATO   1  128,519  132,572   41,489   45,543  ║ 
║                                                                                   2  159,658  158,773   53,548   52,663  ║ 
║227  11,05  15,95  1242  1513   2  187,022   2   62,790    9,800  NON VERIFICATO   1  147,845  152,323   47,791   52,269  ║ 
║                                                                                   2  187,022  185,778   62,790   61,546  ║ 
║227  15,95  20,85  1513  1798   2  175,927   2   58,992    9,800  NON VERIFICATO   1  147,248  152,098   47,467   52,317  ║ 
║                                                                                   2  175,927  175,009   58,992   58,074  ║ 
║228   3,30   6,15   912   914   2   31,663  -1   11,017    5,700  NON VERIFICATO   1   29,426   31,236    9,207   11,017  ║ 
║                                                                                   2   31,663   31,347   10,695   10,380  ║ 
║228   6,15  11,05   914  1243   2  159,661   2   53,551    9,800  NON VERIFICATO   1  129,794  133,943   41,883   46,032  ║ 
║                                                                                   2  159,661  158,772   53,551   52,663  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║228  11,05  15,95  1243  1514   2  187,025   2   62,793    9,800  NON VERIFICATO   1  149,346  153,907   48,264   52,825  ║ 
║                                                                                   2  187,025  185,777   62,793   61,546  ║ 
║228  15,95  20,85  1514  1799   2  175,930   2   58,996    9,800  NON VERIFICATO   1  148,596  153,526   47,889   52,820  ║ 
║                                                                                   2  175,930  175,008   58,996   58,074  ║ 
║229   3,30   6,15   915   916   2   31,664  -1   11,001    5,700  NON VERIFICATO   1   29,331   31,164    9,168   11,001  ║ 
║                                                                                   2   31,664   31,353   10,694   10,384  ║ 
║229   6,15  11,05   916  1244   2  159,662   2   53,554    9,800  NON VERIFICATO   1  130,559  134,765   42,119   46,325  ║ 
║                                                                                   2  159,662  158,772   53,554   52,663  ║ 
║229  11,05  15,95  1244  1515   2  187,027   2   62,795    9,800  NON VERIFICATO   1  150,247  154,857   48,547   53,158  ║ 
║                                                                                   2  187,027  185,776   62,795   61,546  ║ 
║229  15,95  20,85  1515  1800   2  175,932   2   58,998    9,800  NON VERIFICATO   1  149,404  154,383   48,142   53,122  ║ 
║                                                                                   2  175,932  175,007   58,998   58,074  ║ 
║230   0,00   3,30    96   414  -1    7,365  -1    2,576    6,600  VERIFICATO       1    7,001    7,365    2,213    2,576  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,764    1,890    1,948  ║ 
║230   3,30   6,15   414   917   2   31,665  -1   10,959    5,700  NON VERIFICATO   1   29,093   30,983    9,070   10,959  ║ 
║                                                                                   2   31,665   31,369   10,692   10,397  ║ 
║230   6,15  11,05   917  1245   2  159,667   2   53,559    9,800  NON VERIFICATO   1  132,473  136,821   42,709   47,058  ║ 
║                                                                                   2  159,667  158,771   53,559   52,664  ║ 
║230  11,05  15,95  1245  1516   2  187,031   2   62,801    9,800  NON VERIFICATO   1  152,499  157,233   49,257   53,991  ║ 
║                                                                                   2  187,031  185,775   62,801   61,545  ║ 
║230  15,95  20,85  1516  1801   2  175,937   2   59,004    9,800  NON VERIFICATO   1  151,425  156,526   48,776   53,876  ║ 
║                                                                                   2  175,937  175,005   59,004   58,074  ║ 
║231   0,00   3,30    97   415  -1    7,354  -1    2,574    6,600  VERIFICATO       1    6,987    7,354    2,207    2,574  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,764    1,890    1,948  ║ 
║231   3,30   6,15   415   918   2   31,666  -1   10,943    5,700  NON VERIFICATO   1   28,998   30,910    9,031   10,943  ║ 
║                                                                                   2   31,666   31,375   10,692   10,402  ║ 
║231   6,15  11,05   918  1247   2  159,669   2   53,562    9,800  NON VERIFICATO   1  133,238  137,644   42,945   47,351  ║ 
║                                                                                   2  159,669  158,770   53,562   52,664  ║ 
║231  11,05  15,95  1247  1517   2  187,033   2   62,803    9,800  NON VERIFICATO   1  153,400  158,184   49,540   54,324  ║ 
║                                                                                   2  187,033  185,775   62,803   61,545  ║ 
║231  15,95  20,85  1517  1802   2  175,939   2   59,007    9,800  NON VERIFICATO   1  152,234  157,383   49,029   54,178  ║ 
║                                                                                   2  175,939  175,005   59,007   58,073  ║ 
║232   0,00   3,30    98   416  -1    7,327  -1    2,567    6,600  VERIFICATO       1    6,953    7,327    2,193    2,567  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,765    1,890    1,949  ║ 
║232   3,30   6,15   416   919   2   31,669  -1   10,901    5,700  NON VERIFICATO   1   28,761   30,729    8,933   10,901  ║ 
║                                                                                   2   31,669   31,393   10,690   10,415  ║ 
║232   6,15  11,05   919  1249   2  159,673   2   53,568    9,800  NON VERIFICATO   1  135,151  139,700   43,535   48,084  ║ 
║                                                                                   2  159,673  158,769   53,568   52,664  ║ 
║232  11,05  15,95  1249  1519   2  187,039   2   62,809    9,800  NON VERIFICATO   1  155,652  160,560   50,250   55,158  ║ 
║                                                                                   2  187,039  185,773   62,809   61,545  ║ 
║232  15,95  20,85  1519  1804   2  175,944   2   59,013    9,800  NON VERIFICATO   1  154,255  159,526   49,662   54,933  ║ 
║                                                                                   2  175,944  175,003   59,013   58,073  ║ 
║233   0,00   3,30   219   529  -1    7,316  -1    2,565    6,600  VERIFICATO       1    6,939    7,316    2,187    2,565  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,765    1,890    1,950  ║ 
║233   3,30   6,15   529   920   2   31,670  -1   10,885    5,700  NON VERIFICATO   1   28,666   30,657    8,894   10,885  ║ 
║                                                                                   2   31,670   31,401   10,689   10,421  ║ 
║234   0,00   3,30   220   530  -1    7,300  -1    2,561    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,300    2,178    2,561  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,766    1,890    1,950  ║ 
║234   3,30   6,15   530   921   2   31,673  -1   10,859    5,700  NON VERIFICATO   1   28,520   30,545    8,834   10,859  ║ 
║                                                                                   2   31,673   31,413   10,688   10,430  ║ 
║234   6,15  11,05   921  1250   2  159,679   2   53,574    9,800  NON VERIFICATO   1  137,097  141,791   44,135   48,829  ║ 
║                                                                                   2  159,679  158,768   53,574   52,665  ║ 
║234  11,05  15,95  1250  1520   2  187,044   2   62,816    9,800  NON VERIFICATO   1  157,942  162,975   50,971   56,005  ║ 
║                                                                                   2  187,044  185,772   62,816   61,545  ║ 
║234  15,95  20,85  1520  1805   2  175,950   2   59,020    9,800  NON VERIFICATO   1  156,311  161,704   50,306   55,700  ║ 
║                                                                                   2  175,950  175,002   59,020   58,072  ║ 
║235   0,00   3,30   221   531  -1    7,788  -1    2,677    6,600  VERIFICATO       1    7,544    7,788    2,434    2,677  ║ 
║                                                                                   2    5,687    5,712    1,890    1,916  ║ 
║235   3,30   6,15   531   922  -1   33,814  -1   11,607    5,700  NON VERIFICATO   1   32,818   33,814   10,611   11,607  ║ 
║                                                                                   2   31,264   30,669   10,630   10,035  ║ 
║235   6,15  11,05   922  1251   2  160,361   2   53,882    9,800  NON VERIFICATO   1  103,309  105,531   33,699   35,921  ║ 
║                                                                                   2  160,361  159,105   53,882   52,625  ║ 
║235  11,05  15,95  1251  1521   2  187,822   2   63,137    9,800  NON VERIFICATO   1  118,170  121,085   38,422   41,337  ║ 
║                                                                                   2  187,822  186,272   63,137   61,588  ║ 
║235  15,95  20,85  1521  1806   2  176,698   2   59,321    9,800  NON VERIFICATO   1  120,532  123,819   39,083   42,371  ║ 
║                                                                                   2  176,698  175,490   59,321   58,114  ║ 
║236   0,00   3,30   222   532  -1    7,772  -1    2,673    6,600  VERIFICATO       1    7,525    7,772    2,426    2,673  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,712    1,890    1,916  ║ 
║236   3,30   6,15   532   923  -1   33,711  -1   11,583    5,700  NON VERIFICATO   1   32,683   33,711   10,555   11,583  ║ 
║                                                                                   2   31,257   30,664   10,628   10,035  ║ 
║236   6,15  11,05   923  1252   2  160,361   2   53,882    9,800  NON VERIFICATO   1  104,386  106,687   34,031   36,333  ║ 
║                                                                                   2  160,361  159,104   53,882   52,625  ║ 
║236  11,05  15,95  1252  1522   2  187,821   2   63,138    9,800  NON VERIFICATO   1  119,437  122,421   38,822   41,805  ║ 
║                                                                                   2  187,821  186,270   63,138   61,587  ║ 
║236  15,95  20,85  1522  1807   2  176,697   2   59,322    9,800  NON VERIFICATO   1  121,671  125,027   39,441   42,796  ║ 
║                                                                                   2  176,697  175,488   59,322   58,113  ║ 
║237   0,00   3,30   223   533  -1    7,750  -1    2,668    6,600  VERIFICATO       1    7,496    7,750    2,414    2,668  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,713    1,890    1,917  ║ 
║237   3,30   6,15   533   924  -1   33,561  -1   11,549    5,700  NON VERIFICATO   1   32,486   33,561   10,474   11,549  ║ 
║                                                                                   2   31,247   30,657   10,624   10,035  ║ 
║237   6,15  11,05   924  1253   2  160,359   2   53,883    9,800  NON VERIFICATO   1  105,970  108,388   34,520   36,938  ║ 
║                                                                                   2  160,359  159,102   53,883   52,626  ║ 
║237  11,05  15,95  1253  1523   2  187,819   2   63,139    9,800  NON VERIFICATO   1  121,302  124,386   39,410   42,494  ║ 
║                                                                                   2  187,819  186,267   63,139   61,587  ║ 
║237  15,95  20,85  1523  1808   2  176,696   2   59,323    9,800  NON VERIFICATO   1  123,347  126,802   39,966   43,421  ║ 
║                                                                                   2  176,696  175,485   59,323   58,113  ║ 
║238   0,00   3,30   224   534  -1    7,735  -1    2,664    6,600  VERIFICATO       1    7,476    7,735    2,406    2,664  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,713    1,890    1,917  ║ 
║238   3,30   6,15   534   925  -1   33,458  -1   11,525    5,700  NON VERIFICATO   1   32,351   33,458   10,419   11,525  ║ 
║                                                                                   2   31,241   30,654   10,622   10,036  ║ 
║238   6,15  11,05   925  1254   2  160,359   2   53,884    9,800  NON VERIFICATO   1  107,047  109,545   34,853   37,350  ║ 
║                                                                                   2  160,359  159,101   53,884   52,626  ║ 
║238  11,05  15,95  1254  1524   2  187,819   2   63,140    9,800  NON VERIFICATO   1  122,570  125,722   39,810   42,962  ║ 
║                                                                                   2  187,819  186,265   63,140   61,587  ║ 
║238  15,95  20,85  1524  1809   2  176,696   2   59,325    9,800  NON VERIFICATO   1  124,487  128,010   40,323   43,846  ║ 
║                                                                                   2  176,696  175,483   59,325   58,113  ║ 
║239   0,00   3,30   225   535  -1    7,712  -1    2,659    6,600  VERIFICATO       1    7,447    7,712    2,394    2,659  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,713    1,890    1,917  ║ 
║239   3,30   6,15   535   926  -1   33,307  -1   11,491    5,700  NON VERIFICATO   1   32,154   33,307   10,337   11,491  ║ 
║                                                                                   2   31,233   30,649   10,619   10,037  ║ 
║239   6,15  11,05   926  1255   2  160,358   2   53,885    9,800  NON VERIFICATO   1  108,632  111,247   35,342   37,956  ║ 
║                                                                                   2  160,358  159,099   53,885   52,626  ║ 
║239  11,05  15,95  1255  1525   2  187,818   2   63,141    9,800  NON VERIFICATO   1  124,435  127,688   40,398   43,651  ║ 
║                                                                                   2  187,818  186,262   63,141   61,586  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║239  15,95  20,85  1525  1810   2  176,695   2   59,326    9,800  NON VERIFICATO   1  126,163  129,786   40,849   44,471  ║ 
║                                                                                   2  176,695  175,480   59,326   58,112  ║ 
║240   0,00   3,30   226   536  -1    7,697  -1    2,655    6,600  VERIFICATO       1    7,427    7,697    2,386    2,655  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,713    1,890    1,918  ║ 
║240   3,30   6,15   536   927  -1   33,205  -1   11,467    5,700  NON VERIFICATO   1   32,019   33,205   10,282   11,467  ║ 
║                                                                                   2   31,227   30,647   10,617   10,038  ║ 
║240   6,15  11,05   927  1256   2  160,358   2   53,886    9,800  NON VERIFICATO   1  109,710  112,404   35,675   38,369  ║ 
║                                                                                   2  160,358  159,098   53,886   52,627  ║ 
║240  11,05  15,95  1256  1526   2  187,818   2   63,142    9,800  NON VERIFICATO   1  125,703  129,025   40,797   44,119  ║ 
║                                                                                   2  187,818  186,261   63,142   61,586  ║ 
║240  15,95  20,85  1526  1812   2  176,695   2   59,328    9,800  NON VERIFICATO   1  127,304  130,994   41,206   44,896  ║ 
║                                                                                   2  176,695  175,479   59,328   58,112  ║ 
║241   0,00   3,30   227   537  -1    7,681  -1    2,652    6,600  VERIFICATO       1    7,407    7,681    2,378    2,652  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,713    1,890    1,918  ║ 
║241   3,30   6,15   537   928  -1   33,099  -1   11,443    5,700  NON VERIFICATO   1   31,881   33,099   10,225   11,443  ║ 
║                                                                                   2   31,222   30,645   10,615   10,040  ║ 
║241   6,15  11,05   928  1257   2  160,358   2   53,887    9,800  NON VERIFICATO   1  110,819  113,595   36,017   38,793  ║ 
║                                                                                   2  160,358  159,097   53,887   52,627  ║ 
║241  11,05  15,95  1257  1527   2  187,817   2   63,144    9,800  NON VERIFICATO   1  127,009  130,402   41,209   44,602  ║ 
║                                                                                   2  187,817  186,259   63,144   61,586  ║ 
║242   0,00   3,30   228   538  -1    7,423  -1    2,590    6,600  VERIFICATO       1    7,076    7,423    2,243    2,590  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,719    1,891    1,925  ║ 
║242   3,30   6,15   538   929  -1   31,375  -1   11,048    5,700  NON VERIFICATO   1   29,620   31,375    9,293   11,048  ║ 
║                                                                                   2   31,181   30,697   10,589   10,107  ║ 
║242   6,15  11,05   929  1258   2  160,375   2   53,922    9,800  NON VERIFICATO   1  128,976  133,096   41,620   45,741  ║ 
║                                                                                   2  160,375  159,083   53,922   52,631  ║ 
║242  11,05  15,95  1258  1528   2  187,836   2   63,179    9,800  NON VERIFICATO   1  148,380  152,934   47,945   52,499  ║ 
║                                                                                   2  187,836  186,238   63,179   61,582  ║ 
║242  15,95  20,85  1528  1814   2  176,716   2   59,370    9,800  NON VERIFICATO   1  147,677  152,582   47,592   52,497  ║ 
║                                                                                   2  176,716  175,453   59,370   58,107  ║ 
║243   0,00   3,30   229   539  -1    7,409  -1    2,587    6,600  VERIFICATO       1    7,058    7,409    2,235    2,587  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,719    1,891    1,925  ║ 
║243   3,30   6,15   539   930  -1   31,279  -1   11,025    5,700  NON VERIFICATO   1   29,494   31,279    9,241   11,025  ║ 
║                                                                                   2   31,181   30,704   10,588   10,113  ║ 
║243   6,15  11,05   930  1259   2  160,377   2   53,925    9,800  NON VERIFICATO   1  129,993  134,189   41,934   46,130  ║ 
║                                                                                   2  160,377  159,082   53,925   52,631  ║ 
║243  11,05  15,95  1259  1529   2  187,838   2   63,181    9,800  NON VERIFICATO   1  149,577  154,196   48,322   52,941  ║ 
║                                                                                   2  187,838  186,237   63,181   61,581  ║ 
║243  15,95  20,85  1529  1815   2  176,718   2   59,373    9,800  NON VERIFICATO   1  148,752  153,721   47,929   52,898  ║ 
║                                                                                   2  176,718  175,452   59,373   58,107  ║ 
║244   0,00   3,30   230   540  -1    7,394  -1    2,583    6,600  VERIFICATO       1    7,038    7,394    2,227    2,583  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,720    1,891    1,926  ║ 
║244   3,30   6,15   540   931   2   31,182  -1   11,002    5,700  NON VERIFICATO   1   29,359   31,176    9,186   11,002  ║ 
║                                                                                   2   31,182   30,712   10,587   10,119  ║ 
║244   6,15  11,05   931  1260   2  160,379   2   53,928    9,800  NON VERIFICATO   1  131,073  135,349   42,267   46,543  ║ 
║                                                                                   2  160,379  159,081   53,928   52,631  ║ 
║244  11,05  15,95  1260  1530   2  187,840   2   63,184    9,800  NON VERIFICATO   1  150,848  155,537   48,723   53,411  ║ 
║                                                                                   2  187,840  186,236   63,184   61,581  ║ 
║244  15,95  20,85  1530  1816   2  176,721   2   59,376    9,800  NON VERIFICATO   1  149,894  154,931   48,287   53,324  ║ 
║                                                                                   2  176,721  175,451   59,376   58,107  ║ 
║245   0,00   3,30   231   541  -1    7,371  -1    2,578    6,600  VERIFICATO       1    7,009    7,371    2,216    2,578  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,721    1,891    1,926  ║ 
║245   3,30   6,15   541   932   2   31,183  -1   10,967    5,700  NON VERIFICATO   1   29,162   31,026    9,104   10,967  ║ 
║                                                                                   2   31,183   30,726   10,585   10,130  ║ 
║245   6,15  11,05   932  1261   2  160,383   2   53,933    9,800  NON VERIFICATO   1  132,662  137,056   42,758   47,152  ║ 
║                                                                                   2  160,383  159,081   53,933   52,631  ║ 
║245  11,05  15,95  1261  1531   2  187,844   2   63,189    9,800  NON VERIFICATO   1  152,718  157,509   49,312   54,102  ║ 
║                                                                                   2  187,844  186,235   63,189   61,581  ║ 
║245  15,95  20,85  1531  1817   2  176,725   2   59,381    9,800  NON VERIFICATO   1  151,574  156,711   48,814   53,951  ║ 
║                                                                                   2  176,725  175,449   59,381   58,106  ║ 
║246   0,00   3,30   232   542  -1    7,356  -1    2,574    6,600  VERIFICATO       1    6,989    7,356    2,208    2,574  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,721    1,891    1,927  ║ 
║246   3,30   6,15   542   933   2   31,184  -1   10,944    5,700  NON VERIFICATO   1   29,028   30,923    9,049   10,944  ║ 
║                                                                                   2   31,184   30,735   10,584   10,137  ║ 
║246   6,15  11,05   933  1262   2  160,386   2   53,936    9,800  NON VERIFICATO   1  133,743  138,217   43,091   47,565  ║ 
║                                                                                   2  160,386  159,080   53,936   52,632  ║ 
║246  11,05  15,95  1262  1532   2  187,847   2   63,192    9,800  NON VERIFICATO   1  153,990  158,850   49,713   54,573  ║ 
║                                                                                   2  187,847  186,234   63,192   61,581  ║ 
║246  15,95  20,85  1532  1818   2  176,728   2   59,385    9,800  NON VERIFICATO   1  152,716  157,922   49,172   54,377  ║ 
║                                                                                   2  176,728  175,448   59,385   58,106  ║ 
║247   0,00   3,30   233   543  -1    7,333  -1    2,569    6,600  VERIFICATO       1    6,960    7,333    2,196    2,569  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,722    1,891    1,928  ║ 
║247   3,30   6,15   543   934   2   31,187  -1   10,909    5,700  NON VERIFICATO   1   28,830   30,772    8,968   10,909  ║ 
║                                                                                   2   31,187   30,750   10,583   10,149  ║ 
║247   6,15  11,05   934  1263   2  160,390   2   53,941    9,800  NON VERIFICATO   1  135,332  139,924   43,581   48,174  ║ 
║                                                                                   2  160,390  159,079   53,941   52,632  ║ 
║247  11,05  15,95  1263  1533   2  187,851   2   63,197    9,800  NON VERIFICATO   1  155,861  160,823   50,302   55,264  ║ 
║                                                                                   2  187,851  186,233   63,197   61,580  ║ 
║247  15,95  20,85  1533  1819   2  176,733   2   59,390    9,800  NON VERIFICATO   1  154,396  159,702   49,698   55,004  ║ 
║                                                                                   2  176,733  175,447   59,390   58,106  ║ 
║248   0,00   3,30   234   544  -1    7,318  -1    2,565    6,600  VERIFICATO       1    6,941    7,318    2,188    2,565  ║ 
║                                                                                   2    5,685    5,722    1,891    1,928  ║ 
║248   3,30   6,15   544   935   2   31,189  -1   10,886    5,700  NON VERIFICATO   1   28,696   30,670    8,912   10,886  ║ 
║                                                                                   2   31,189   30,761   10,582   10,157  ║ 
║248   6,15  11,05   935  1264   2  160,393   2   53,945    9,800  NON VERIFICATO   1  136,413  141,085   43,915   48,588  ║ 
║                                                                                   2  160,393  159,079   53,945   52,632  ║ 
║248  11,05  15,95  1264  1534   2  187,855   2   63,201    9,800  NON VERIFICATO   1  157,133  162,165   50,703   55,735  ║ 
║                                                                                   2  187,855  186,233   63,201   61,580  ║ 
║248  15,95  20,85  1534  1820   2  176,736   2   59,394    9,800  NON VERIFICATO   1  155,539  160,913   50,056   55,430  ║ 
║                                                                                   2  176,736  175,446   59,394   58,105  ║ 
║249   3,30   6,15   936   937  -1   33,068  -1   11,435    5,700  NON VERIFICATO   1   31,843   33,068   10,210   11,435  ║ 
║                                                                                   2   31,115   30,505   10,591    9,982  ║ 
║249   6,15  11,05   937  1265   2  160,514   2   53,969    9,800  NON VERIFICATO   1  111,350  114,176   36,178   39,004  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,164   53,969   52,620  ║ 
║249  11,05  15,95  1265  1535   2  187,995   2   63,229    9,800  NON VERIFICATO   1  127,635  131,075   41,402   44,842  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,359   63,229   61,593  ║ 
║249  15,95  20,85  1535  1821   2  176,867   2   59,412    9,800  NON VERIFICATO   1  129,021  132,822   41,742   45,543  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,573   59,412   58,119  ║ 
║250   3,30   6,15   938   940  -1   32,996  -1   11,419    5,700  NON VERIFICATO   1   31,748   32,996   10,171   11,419  ║ 
║                                                                                   2   31,112   30,504   10,590    9,983  ║ 
║250   6,15  11,05   940  1266   2  160,514   2   53,970    9,800  NON VERIFICATO   1  112,110  114,992   36,412   39,294  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,163   53,970   52,620  ║ 
║250  11,05  15,95  1266  1536   2  187,994   2   63,230    9,800  NON VERIFICATO   1  128,529  132,018   41,684   45,172  ║ 
║                                                                                   2  187,994  186,357   63,230   61,593  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║250  15,95  20,85  1536  1822   2  176,867   2   59,414    9,800  NON VERIFICATO   1  129,825  133,674   41,994   45,843  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,571   59,414   58,118  ║ 
║251   3,30   6,15   939   941  -1   32,972  -1   11,413    5,700  NON VERIFICATO   1   31,716   32,972   10,158   11,413  ║ 
║                                                                                   2   31,111   30,504   10,590    9,984  ║ 
║251   6,15  11,05   941  1267   2  160,514   2   53,971    9,800  NON VERIFICATO   1  112,364  115,265   36,491   39,391  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,163   53,971   52,620  ║ 
║251  11,05  15,95  1267  1537   2  187,995   2   63,230    9,800  NON VERIFICATO   1  128,828  132,332   41,778   45,283  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,357   63,230   61,593  ║ 
║251  15,95  20,85  1537  1823   2  176,867   2   59,414    9,800  NON VERIFICATO   1  130,093  133,958   42,078   45,943  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,571   59,414   58,118  ║ 
║252   3,30   6,15   942   944  -1   32,902  -1   11,397    5,700  NON VERIFICATO   1   31,625   32,902   10,121   11,397  ║ 
║                                                                                   2   31,108   30,504   10,588    9,985  ║ 
║252   6,15  11,05   944  1268   2  160,514   2   53,972    9,800  NON VERIFICATO   1  113,092  116,047   36,715   39,670  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,162   53,972   52,620  ║ 
║252  11,05  15,95  1268  1538   2  187,995   2   63,231    9,800  NON VERIFICATO   1  129,685  133,236   42,048   45,599  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,356   63,231   61,593  ║ 
║252  15,95  20,85  1538  1824   2  176,867   2   59,415    9,800  NON VERIFICATO   1  130,864  134,774   42,320   46,230  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,570   59,415   58,118  ║ 
║253   3,30   6,15   943   945  -1   32,878  -1   11,392    5,700  NON VERIFICATO   1   31,594   32,878   10,108   11,392  ║ 
║                                                                                   2   31,107   30,503   10,588    9,986  ║ 
║253   6,15  11,05   945  1269   2  160,514   2   53,972    9,800  NON VERIFICATO   1  113,346  116,319   36,794   39,767  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,162   53,972   52,620  ║ 
║253  11,05  15,95  1269  1539   2  187,995   2   63,231    9,800  NON VERIFICATO   1  129,983  133,551   42,142   45,709  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,356   63,231   61,593  ║ 
║253  15,95  20,85  1539  1825   2  176,867   2   59,416    9,800  NON VERIFICATO   1  131,132  135,058   42,404   46,330  ║ 
║                                                                                   2  176,867  175,569   59,416   58,118  ║ 
║254   3,30   6,15   946   948  -1   32,809  -1   11,376    5,700  NON VERIFICATO   1   31,503   32,809   10,070   11,376  ║ 
║                                                                                   2   31,104   30,503   10,587    9,987  ║ 
║254   6,15  11,05   948  1270   2  160,514   2   53,973    9,800  NON VERIFICATO   1  114,074  117,101   37,019   40,045  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,161   53,973   52,620  ║ 
║254  11,05  15,95  1270  1540   2  187,995   2   63,232    9,800  NON VERIFICATO   1  130,841  134,454   42,413   46,026  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,355   63,232   61,593  ║ 
║254  15,95  20,85  1540  1826   2  176,868   2   59,417    9,800  NON VERIFICATO   1  131,902  135,875   42,645   46,617  ║ 
║                                                                                   2  176,868  175,568   59,417   58,118  ║ 
║255   3,30   6,15   947   949  -1   32,785  -1   11,370    5,700  NON VERIFICATO   1   31,471   32,785   10,057   11,370  ║ 
║                                                                                   2   31,103   30,503   10,586    9,988  ║ 
║255   6,15  11,05   949  1271   2  160,514   2   53,973    9,800  NON VERIFICATO   1  114,328  117,373   37,097   40,142  ║ 
║                                                                                   2  160,514  159,161   53,973   52,620  ║ 
║255  11,05  15,95  1271  1541   2  187,995   2   63,233    9,800  NON VERIFICATO   1  131,139  134,769   42,507   46,136  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,354   63,233   61,593  ║ 
║255  15,95  20,85  1541  1827   2  176,868   2   59,417    9,800  NON VERIFICATO   1  132,171  136,159   42,729   46,717  ║ 
║                                                                                   2  176,868  175,568   59,417   58,118  ║ 
║256   3,30   6,15   950   951  -1   32,713  -1   11,354    5,700  NON VERIFICATO   1   31,376   32,713   10,018   11,354  ║ 
║                                                                                   2   31,100   30,504   10,585    9,990  ║ 
║256   6,15  11,05   951  1272   2  160,515   2   53,974    9,800  NON VERIFICATO   1  115,088  118,190   37,332   40,433  ║ 
║                                                                                   2  160,515  159,161   53,974   52,621  ║ 
║256  11,05  15,95  1272  1542   2  187,995   2   63,234    9,800  NON VERIFICATO   1  132,034  135,712   42,789   46,467  ║ 
║                                                                                   2  187,995  186,353   63,234   61,592  ║ 
║256  15,95  20,85  1542  1828   2  176,868   2   59,419    9,800  NON VERIFICATO   1  132,975  137,011   42,982   47,017  ║ 
║                                                                                   2  176,868  175,567   59,419   58,118  ║ 
║257   0,00   3,30   238   550  -1    7,601  -1    2,633    6,600  VERIFICATO       1    7,304    7,601    2,336    2,633  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,706    1,891    1,915  ║ 
║257   3,30   6,15   550   952  -1   32,565  -1   11,320    5,700  NON VERIFICATO   1   31,183   32,565    9,938   11,320  ║ 
║                                                                                   2   31,095   30,505   10,583    9,994  ║ 
║257   6,15  11,05   952  1273   2  160,516   2   53,977    9,800  NON VERIFICATO   1  116,641  119,857   37,811   41,027  ║ 
║                                                                                   2  160,516  159,159   53,977   52,621  ║ 
║257  11,05  15,95  1273  1543   2  187,996   2   63,236    9,800  NON VERIFICATO   1  133,862  137,639   43,365   47,142  ║ 
║                                                                                   2  187,996  186,351   63,236   61,592  ║ 
║257  15,95  20,85  1543  1829   2  176,869   2   59,421    9,800  NON VERIFICATO   1  134,618  138,751   43,497   47,630  ║ 
║                                                                                   2  176,869  175,564   59,421   58,117  ║ 
║257  20,85  24,00  1829  1906   2  117,971   2   42,740    6,300  NON VERIFICATO   1   82,587   85,047   27,127   29,552  ║ 
║                                                                                   2  117,971  107,742   42,740   32,513  ║ 
║258   0,00   3,30   239   551  -1    7,586  -1    2,629    6,600  VERIFICATO       1    7,285    7,586    2,328    2,629  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,706    1,891    1,916  ║ 
║258   3,30   6,15   551   953  -1   32,462  -1   11,296    5,700  NON VERIFICATO   1   31,048   32,462    9,883   11,296  ║ 
║                                                                                   2   31,092   30,507   10,581    9,997  ║ 
║258   6,15  11,05   953  1274   2  160,516   2   53,978    9,800  NON VERIFICATO   1  117,718  121,014   38,143   41,439  ║ 
║                                                                                   2  160,516  159,158   53,978   52,621  ║ 
║258  11,05  15,95  1274  1544   2  187,997   2   63,238    9,800  NON VERIFICATO   1  135,130  138,976   43,765   47,610  ║ 
║                                                                                   2  187,997  186,350   63,238   61,592  ║ 
║258  15,95  20,85  1544  1830   2  176,870   2   59,424    9,800  NON VERIFICATO   1  135,757  139,959   43,854   48,055  ║ 
║                                                                                   2  176,870  175,563   59,424   58,117  ║ 
║258  20,85  24,00  1830  1907   2  117,969   2   42,743    6,300  NON VERIFICATO   1   83,104   85,928   27,174   29,959  ║ 
║                                                                                   2  117,969  107,740   42,743   32,517  ║ 
║259   0,00   3,30   240   552  -1    7,561  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,253    7,561    2,315    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,706    1,891    1,916  ║ 
║259   3,30   6,15   552   954  -1   32,300  -1   11,259    5,700  NON VERIFICATO   1   30,835   32,300    9,795   11,259  ║ 
║                                                                                   2   31,087   30,510   10,578   10,003  ║ 
║259   6,15  11,05   954  1275   2  160,518   2   53,982    9,800  NON VERIFICATO   1  119,430  122,853   38,672   42,094  ║ 
║                                                                                   2  160,518  159,157   53,982   52,621  ║ 
║259  11,05  15,95  1275  1545   2  187,998   2   63,241    9,800  NON VERIFICATO   1  137,145  141,100   44,400   48,355  ║ 
║                                                                                   2  187,998  186,348   63,241   61,591  ║ 
║259  15,95  20,85  1545  1831   2  176,872   2   59,427    9,800  NON VERIFICATO   1  137,568  141,877   44,421   48,731  ║ 
║                                                                                   2  176,872  175,560   59,427   58,117  ║ 
║259  20,85  24,00  1831  1908   2  117,968   2   42,750    6,300  NON VERIFICATO   1   83,926   87,327   27,250   30,606  ║ 
║                                                                                   2  117,968  107,736   42,750   32,523  ║ 
║260   0,00   3,30   241   553  -1    7,543  -1    2,619    6,600  VERIFICATO       1    7,230    7,543    2,306    2,619  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,707    1,891    1,917  ║ 
║260   3,30   6,15   553   955  -1   32,179  -1   11,231    5,700  NON VERIFICATO   1   30,677   32,179    9,730   11,231  ║ 
║                                                                                   2   31,085   30,514   10,577   10,008  ║ 
║260   6,15  11,05   955  1276   2  160,519   2   53,984    9,800  NON VERIFICATO   1  120,699  124,215   39,063   42,579  ║ 
║                                                                                   2  160,519  159,156   53,984   52,622  ║ 
║260  11,05  15,95  1276  1546   2  187,999   2   63,244    9,800  NON VERIFICATO   1  138,637  142,673   44,871   48,906  ║ 
║                                                                                   2  187,999  186,346   63,244   61,591  ║ 
║260  15,95  20,85  1546  1832   2  176,873   2   59,430    9,800  NON VERIFICATO   1  138,910  143,299   44,842   49,231  ║ 
║                                                                                   2  176,873  175,559   59,430   58,116  ║ 
║260  20,85  24,00  1832  1909   2  117,971   2   42,758    6,300  NON VERIFICATO   1   84,534   88,364   27,306   31,086  ║ 
║                                                                                   2  117,971  107,734   42,758   32,528  ║ 
║261   0,00   3,30   242   554  -1    7,525  -1    2,614    6,600  VERIFICATO       1    7,206    7,525    2,296    2,614  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,707    1,891    1,917  ║ 
║261   3,30   6,15   554   956  -1   32,053  -1   11,202    5,700  NON VERIFICATO   1   30,511   32,053    9,662   11,202  ║ 
║                                                                                   2   31,082   30,519   10,575   10,013  ║ 
║261   6,15  11,05   956  1277   2  160,520   2   53,987    9,800  NON VERIFICATO   1  122,030  125,645   39,474   43,089  ║ 
║                                                                                   2  160,520  159,155   53,987   52,622  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║261  11,05  15,95  1277  1547   2  188,001   2   63,246    9,800  NON VERIFICATO   1  140,205  144,326   45,365   49,485  ║ 
║                                                                                   2  188,001  186,345   63,246   61,591  ║ 
║261  15,95  20,85  1547  1833   2  176,875   2   59,433    9,800  NON VERIFICATO   1  140,318  144,791   45,283   49,756  ║ 
║                                                                                   2  176,875  175,557   59,433   58,116  ║ 
║261  20,85  24,00  1833  1910   2  117,977   2   42,770    6,300  NON VERIFICATO   1   85,173   89,453   27,365   31,590  ║ 
║                                                                                   2  117,977  107,732   42,770   32,534  ║ 
║262   0,00   3,30   243   555  -1    7,509  -1    2,611    6,600  VERIFICATO       1    7,186    7,509    2,288    2,611  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,707    1,891    1,918  ║ 
║262   3,30   6,15   555   958  -1   31,950  -1   11,179    5,700  NON VERIFICATO   1   30,377   31,950    9,606   11,179  ║ 
║                                                                                   2   31,080   30,523   10,573   10,018  ║ 
║262   6,15  11,05   958  1278   2  160,522   2   53,989    9,800  NON VERIFICATO   1  123,109  126,803   39,807   43,501  ║ 
║                                                                                   2  160,522  159,154   53,989   52,622  ║ 
║262  11,05  15,95  1278  1548   2  188,002   2   63,249    9,800  NON VERIFICATO   1  141,474  145,664   45,765   49,954  ║ 
║                                                                                   2  188,002  186,343   63,249   61,591  ║ 
║262  15,95  20,85  1548  1834   2  176,876   2   59,436    9,800  NON VERIFICATO   1  141,459  146,000   45,641   50,182  ║ 
║                                                                                   2  176,876  175,556   59,436   58,116  ║ 
║262  20,85  24,00  1834  1911   2  117,983   2   42,781    6,300  NON VERIFICATO   1   85,690   90,335   27,413   31,999  ║ 
║                                                                                   2  117,983  107,730   42,781   32,539  ║ 
║263   3,30   6,15   957   959  -1   31,787  -1   11,142    5,700  NON VERIFICATO   1   30,163   31,787    9,518   11,142  ║ 
║                                                                                   2   31,078   30,531   10,571   10,026  ║ 
║263   6,15  11,05   959  1279   2  160,524   2   53,993    9,800  NON VERIFICATO   1  124,822  128,643   40,336   44,157  ║ 
║                                                                                   2  160,524  159,153   53,993   52,623  ║ 
║263  11,05  15,95  1279  1549   2  188,005   2   63,253    9,800  NON VERIFICATO   1  143,490  147,790   46,400   50,699  ║ 
║                                                                                   2  188,005  186,342   63,253   61,590  ║ 
║263  15,95  20,85  1549  1835   2  176,879   2   59,440    9,800  NON VERIFICATO   1  143,270  147,919   46,209   50,857  ║ 
║                                                                                   2  176,879  175,554   59,440   58,115  ║ 
║264   3,30   6,15   960   962  -1   31,715  -1   11,125    5,700  NON VERIFICATO   1   30,069   31,715    9,479   11,125  ║ 
║                                                                                   2   31,077   30,535   10,570   10,029  ║ 
║264   6,15  11,05   962  1280   2  160,525   2   53,995    9,800  NON VERIFICATO   1  125,583  129,461   40,571   44,448  ║ 
║                                                                                   2  160,525  159,152   53,995   52,623  ║ 
║264  11,05  15,95  1280  1550   2  188,006   2   63,254    9,800  NON VERIFICATO   1  144,387  148,734   46,683   51,030  ║ 
║                                                                                   2  188,006  186,341   63,254   61,590  ║ 
║264  15,95  20,85  1550  1836   2  176,881   2   59,442    9,800  NON VERIFICATO   1  144,075  148,772   46,461   51,158  ║ 
║                                                                                   2  176,881  175,553   59,442   58,115  ║ 
║265   3,30   6,15   961   963  -1   31,691  -1   11,119    5,700  NON VERIFICATO   1   30,037   31,691    9,466   11,119  ║ 
║                                                                                   2   31,077   30,536   10,570   10,031  ║ 
║265   6,15  11,05   963  1281   2  160,525   2   53,995    9,800  NON VERIFICATO   1  125,837  129,733   40,649   44,545  ║ 
║                                                                                   2  160,525  159,152   53,995   52,623  ║ 
║265  11,05  15,95  1281  1551   2  188,006   2   63,255    9,800  NON VERIFICATO   1  144,685  149,049   46,777   51,141  ║ 
║                                                                                   2  188,006  186,341   63,255   61,590  ║ 
║265  15,95  20,85  1551  1837   2  176,881   2   59,443    9,800  NON VERIFICATO   1  144,344  149,057   46,545   51,258  ║ 
║                                                                                   2  176,881  175,553   59,443   58,115  ║ 
║266   3,30   6,15   964   966  -1   31,622  -1   11,103    5,700  NON VERIFICATO   1   29,946   31,622    9,429   11,103  ║ 
║                                                                                   2   31,077   30,541   10,569   10,034  ║ 
║266   6,15  11,05   966  1282   2  160,527   2   53,997    9,800  NON VERIFICATO   1  126,567  130,517   40,874   44,825  ║ 
║                                                                                   2  160,527  159,152   53,997   52,623  ║ 
║266  11,05  15,95  1282  1552   2  188,008   2   63,257    9,800  NON VERIFICATO   1  145,544  149,955   47,048   51,458  ║ 
║                                                                                   2  188,008  186,340   63,257   61,590  ║ 
║266  15,95  20,85  1552  1838   2  176,882   2   59,445    9,800  NON VERIFICATO   1  145,116  149,874   46,787   51,546  ║ 
║                                                                                   2  176,882  175,552   59,445   58,115  ║ 
║267   3,30   6,15   965   967  -1   31,597  -1   11,098    5,700  NON VERIFICATO   1   29,915   31,597    9,416   11,098  ║ 
║                                                                                   2   31,077   30,542   10,569   10,036  ║ 
║267   6,15  11,05   967  1283   2  160,527   2   53,998    9,800  NON VERIFICATO   1  126,821  130,790   40,953   44,922  ║ 
║                                                                                   2  160,527  159,152   53,998   52,623  ║ 
║267  11,05  15,95  1283  1553   2  188,008   2   63,257    9,800  NON VERIFICATO   1  145,843  150,270   47,142   51,569  ║ 
║                                                                                   2  188,008  186,340   63,257   61,590  ║ 
║267  15,95  20,85  1553  1839   2  176,883   2   59,445    9,800  NON VERIFICATO   1  145,384  150,159   46,871   51,646  ║ 
║                                                                                   2  176,883  175,551   59,445   58,115  ║ 
║268   3,30   6,15   968   970  -1   31,528  -1   11,082    5,700  NON VERIFICATO   1   29,824   31,528    9,378   11,082  ║ 
║                                                                                   2   31,076   30,547   10,568   10,040  ║ 
║268   6,15  11,05   970  1284   2  160,528   2   54,000    9,800  NON VERIFICATO   1  127,550  131,574   41,178   45,201  ║ 
║                                                                                   2  160,528  159,151   54,000   52,623  ║ 
║268  11,05  15,95  1284  1554   2  188,010   2   63,259    9,800  NON VERIFICATO   1  146,702  151,176   47,412   51,886  ║ 
║                                                                                   2  188,010  186,339   63,259   61,590  ║ 
║268  15,95  20,85  1554  1840   2  176,884   2   59,447    9,800  NON VERIFICATO   1  146,156  150,977   47,113   51,934  ║ 
║                                                                                   2  176,884  175,551   59,447   58,115  ║ 
║269   3,30   6,15   969   971  -1   31,504  -1   11,077    5,700  NON VERIFICATO   1   29,792   31,504    9,365   11,077  ║ 
║                                                                                   2   31,076   30,548   10,567   10,041  ║ 
║269   6,15  11,05   971  1285   2  160,529   2   54,000    9,800  NON VERIFICATO   1  127,804  131,846   41,256   45,298  ║ 
║                                                                                   2  160,529  159,151   54,000   52,623  ║ 
║269  11,05  15,95  1285  1555   2  188,010   2   63,260    9,800  NON VERIFICATO   1  147,001  151,491   47,507   51,996  ║ 
║                                                                                   2  188,010  186,339   63,260   61,590  ║ 
║269  15,95  20,85  1555  1841   2  176,885   2   59,448    9,800  NON VERIFICATO   1  146,424  151,261   47,197   52,034  ║ 
║                                                                                   2  176,885  175,550   59,448   58,115  ║ 
║270   3,30   6,15   972   973  -1   31,432  -1   11,060    5,700  NON VERIFICATO   1   29,697   31,432    9,326   11,060  ║ 
║                                                                                   2   31,076   30,553   10,567   10,046  ║ 
║270   6,15  11,05   973  1286   2  160,530   2   54,002    9,800  NON VERIFICATO   1  128,566  132,664   41,491   45,590  ║ 
║                                                                                   2  160,530  159,150   54,002   52,623  ║ 
║270  11,05  15,95  1286  1556   2  188,012   2   63,262    9,800  NON VERIFICATO   1  147,897  152,436   47,789   52,328  ║ 
║                                                                                   2  188,012  186,338   63,262   61,589  ║ 
║270  15,95  20,85  1556  1842   2  176,887   2   59,450    9,800  NON VERIFICATO   1  147,230  152,114   47,450   52,335  ║ 
║                                                                                   2  176,887  175,550   59,450   58,114  ║ 
║271   0,00   3,30   248   301  -1    7,309  -1    2,563    6,600  VERIFICATO       1    6,929    7,309    2,183    2,563  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,735    1,890    1,935  ║ 
║271   3,30   6,15   301   974   2   31,329  -1   10,872    5,700  NON VERIFICATO   1   28,612   30,609    8,876   10,872  ║ 
║                                                                                   2   31,329   30,952   10,613   10,237  ║ 
║272   0,00   3,30   249   560  -1    7,277  -1    2,555    6,600  VERIFICATO       1    6,888    7,277    2,166    2,555  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,736    1,890    1,936  ║ 
║272   3,30   6,15   560   975   2   31,334  -1   10,823    5,700  NON VERIFICATO   1   28,331   30,395    8,760   10,823  ║ 
║                                                                                   2   31,334   30,977   10,611   10,255  ║ 
║273   0,00   3,30   250   561  -1    7,264  -1    2,552    6,600  VERIFICATO       1    6,871    7,264    2,159    2,552  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,737    1,890    1,936  ║ 
║273   3,30   6,15   561   976   2   31,337  -1   10,803    5,700  NON VERIFICATO   1   28,213   30,305    8,711   10,803  ║ 
║                                                                                   2   31,337   30,988   10,610   10,263  ║ 
║274   0,00   3,30   251   562  -1    7,244  -1    2,547    6,600  VERIFICATO       1    6,845    7,244    2,149    2,547  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,737    1,890    1,937  ║ 
║274   3,30   6,15   562   977   2   31,341  -1   10,772    5,700  NON VERIFICATO   1   28,039   30,172    8,640   10,772  ║ 
║                                                                                   2   31,341   31,006   10,609   10,275  ║ 
║275   0,00   3,30   252   563  -1    7,230  -1    2,544    6,600  VERIFICATO       1    6,828    7,230    2,142    2,544  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,738    1,890    1,938  ║ 
║275   3,30   6,15   563   978   2   31,344  -1   10,752    5,700  NON VERIFICATO   1   27,920   30,082    8,591   10,752  ║ 
║                                                                                   2   31,344   31,018   10,609   10,284  ║ 
║276   0,00   3,30   253   564  -1    7,206  -1    2,538    6,600  VERIFICATO       1    6,797    7,206    2,129    2,538  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,739    1,891    1,939  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║276   3,30   6,15   564   979   2   31,351  -1   10,714    5,700  NON VERIFICATO   1   27,707   29,919    8,503   10,714  ║ 
║                                                                                   2   31,351   31,041   10,608   10,300  ║ 
║277   0,00   3,30   254   565  -1    7,193  -1    2,535    6,600  VERIFICATO       1    6,779    7,193    2,122    2,535  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,739    1,891    1,939  ║ 
║277   3,30   6,15   565   980   2   31,355  -1   10,693    5,700  NON VERIFICATO   1   27,588   29,829    8,454   10,693  ║ 
║                                                                                   2   31,355   31,055   10,607   10,309  ║ 
║278   0,00   3,30   255   566  -1    7,180  -1    2,532    6,600  VERIFICATO       1    6,763    7,180    2,116    2,532  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,740    1,891    1,940  ║ 
║278   3,30   6,15   566   981   2   31,358  -1   10,674    5,700  NON VERIFICATO   1   27,478   29,744    8,409   10,674  ║ 
║                                                                                   2   31,358   31,067   10,607   10,317  ║ 
║279   0,00   3,30   256   302  -1    7,309  -1    2,563    6,600  VERIFICATO       1    6,930    7,309    2,183    2,563  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,701    1,891    1,918  ║ 
║279   3,30   6,15   302   607   2   30,943  -1   10,872    5,700  NON VERIFICATO   1   28,630   30,614    8,889   10,872  ║ 
║                                                                                   2   30,943   30,442   10,527   10,027  ║ 
║280   0,00   3,30   290   567  -1    7,279  -1    2,556    6,600  VERIFICATO       1    6,891    7,279    2,167    2,556  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,702    1,891    1,919  ║ 
║280   3,30   6,15   567   982   2   30,949  -1   10,825    5,700  NON VERIFICATO   1   28,366   30,412    8,780   10,825  ║ 
║                                                                                   2   30,949   30,466   10,525   10,045  ║ 
║281   0,00   3,30   275   568  -1    7,264  -1    2,552    6,600  VERIFICATO       1    6,871    7,264    2,159    2,552  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,703    1,891    1,919  ║ 
║281   3,30   6,15   568   983   2   30,952  -1   10,802    5,700  NON VERIFICATO   1   28,231   30,310    8,725   10,802  ║ 
║                                                                                   2   30,952   30,479   10,524   10,054  ║ 
║282   0,00   3,30   102   569  -1    7,209  -1    2,539    6,600  VERIFICATO       1    6,800    7,209    2,130    2,539  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,705    1,891    1,922  ║ 
║282   3,30   6,15   569   984   2   30,965  -1   10,717    5,700  NON VERIFICATO   1   27,746   29,939    8,525   10,717  ║ 
║                                                                                   2   30,965   30,531   10,522   10,090  ║ 
║283   0,00   3,30   258   570  -1    7,193  -1    2,535    6,600  VERIFICATO       1    6,780    7,193    2,122    2,535  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,705    1,891    1,922  ║ 
║283   3,30   6,15   570   985   2   30,970  -1   10,693    5,700  NON VERIFICATO   1   27,612   29,837    8,470   10,693  ║ 
║                                                                                   2   30,970   30,546   10,521   10,100  ║ 
║284   0,00   3,30   259   571  -1    7,178  -1    2,532    6,600  VERIFICATO       1    6,761    7,178    2,115    2,532  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,706    1,891    1,923  ║ 
║284   3,30   6,15   571   986   2   30,974  -1   10,671    5,700  NON VERIFICATO   1   27,482   29,737    8,417   10,671  ║ 
║                                                                                   2   30,974   30,562   10,521   10,111  ║ 
║285   0,00   3,30   260   572  -1    7,159  -1    2,527    6,600  VERIFICATO       1    6,736    7,159    2,105    2,527  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,707    1,891    1,924  ║ 
║285   3,30   6,15   572   987   2   30,981  -1   10,641    5,700  NON VERIFICATO   1   27,312   29,608    8,347   10,641  ║ 
║                                                                                   2   30,981   30,583   10,520   10,125  ║ 
║286   0,00   3,30   261   573  -1    7,125  -1    2,519    6,600  VERIFICATO       1    6,693    7,125    2,087    2,519  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,708    1,891    1,925  ║ 
║286   3,30   6,15   573   988   2   30,993  -1   10,589    5,700  NON VERIFICATO   1   27,016   29,382    8,225   10,589  ║ 
║                                                                                   2   30,993   30,622   10,519   10,150  ║ 
║287   0,00   3,30   262   574  -1    7,110  -1    2,516    6,600  VERIFICATO       1    6,673    7,110    2,079    2,516  ║ 
║                                                                                   2    5,674    5,709    1,891    1,926  ║ 
║287   3,30   6,15   574   989   2   30,999  -1   10,566    5,700  NON VERIFICATO   1   26,882   29,279    8,170   10,566  ║ 
║                                                                                   2   30,999   30,640   10,519   10,162  ║ 
║288   0,00   3,30   279   303  -1    7,285  -1    2,557    6,600  VERIFICATO       1    6,898    7,285    2,171    2,557  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,766    1,890    1,951  ║ 
║288   3,30   6,15   303   608   2   31,675  -1   10,836    5,700  NON VERIFICATO   1   28,389   30,446    8,780   10,836  ║ 
║                                                                                   2   31,675   31,425   10,688   10,438  ║ 
║289   0,00   3,30   277   304  -1    7,287  -1    2,558    6,600  VERIFICATO       1    6,900    7,287    2,171    2,558  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,736    1,890    1,936  ║ 
║289   3,30   6,15   304   609   2   31,332  -1   10,838    5,700  NON VERIFICATO   1   28,414   30,459    8,795   10,838  ║ 
║                                                                                   2   31,332   30,969   10,611   10,250  ║ 
║290   0,00   3,30   257   305  -1    7,289  -1    2,558    6,600  VERIFICATO       1    6,903    7,289    2,173    2,558  ║ 
║                                                                                   2    5,675    5,704    1,891    1,919  ║ 
║290   3,30   6,15   305   610   2   30,969  -1   10,840    5,700  NON VERIFICATO   1   28,450   30,477    8,815   10,840  ║ 
║                                                                                   2   30,969   30,488   10,531   10,051  ║ 
║291   0,00   3,30   278   306  -1    7,249  -1    2,549    6,600  VERIFICATO       1    6,852    7,249    2,152    2,549  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,768    1,890    1,952  ║ 
║291   3,30   6,15   306   611   2   31,682  -1   10,781    5,700  NON VERIFICATO   1   28,072   30,205    8,650   10,781  ║ 
║                                                                                   2   31,682   31,454   10,686   10,459  ║ 
║292   0,00   3,30   276   307  -1    7,251  -1    2,549    6,600  VERIFICATO       1    6,854    7,251    2,153    2,549  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,737    1,890    1,937  ║ 
║292   3,30   6,15   307   612   2   31,339  -1   10,783    5,700  NON VERIFICATO   1   28,098   30,217    8,664   10,783  ║ 
║                                                                                   2   31,339   31,000   10,610   10,271  ║ 
║293   0,00   3,30   274   308  -1    7,253  -1    2,550    6,600  VERIFICATO       1    6,857    7,253    2,154    2,550  ║ 
║                                                                                   2    5,675    5,705    1,891    1,921  ║ 
║293   3,30   6,15   308   613   2   30,977  -1   10,785    5,700  NON VERIFICATO   1   28,134   30,236    8,685   10,785  ║ 
║                                                                                   2   30,977   30,519   10,529   10,073  ║ 
║294   0,00   3,30   272   309  -1    7,216  -1    2,541    6,600  VERIFICATO       1    6,810    7,216    2,135    2,541  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,769    1,890    1,953  ║ 
║294   3,30   6,15   309   614   2   31,690  -1   10,731    5,700  NON VERIFICATO   1   27,788   29,987    8,532   10,731  ║ 
║                                                                                   2   31,690   31,484   10,684   10,479  ║ 
║295   0,00   3,30   273   310  -1    7,218  -1    2,541    6,600  VERIFICATO       1    6,812    7,218    2,136    2,541  ║ 
║                                                                                   2    5,691    5,738    1,891    1,938  ║ 
║295   3,30   6,15   310   615   2   31,347  -1   10,733    5,700  NON VERIFICATO   1   27,814   30,000    8,547   10,733  ║ 
║                                                                                   2   31,347   31,029   10,608   10,292  ║ 
║296   0,00   3,30   103   311  -1    7,221  -1    2,542    6,600  VERIFICATO       1    6,815    7,221    2,137    2,542  ║ 
║                                                                                   2    5,675    5,706    1,891    1,922  ║ 
║296   3,30   6,15   311   616   2   30,985  -1   10,735    5,700  NON VERIFICATO   1   27,850   30,019    8,568   10,735  ║ 
║                                                                                   2   30,985   30,549   10,527   10,094  ║ 
║297   0,00   3,30   267   312  -1    7,151  -1    2,525    6,600  VERIFICATO       1    6,727    7,151    2,101    2,525  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,791    1,890    1,966  ║ 
║297   3,30   6,15   312   617   2   31,927   2   10,731    5,700  NON VERIFICATO   1   27,213   29,553    8,293   10,632  ║ 
║                                                                                   2   31,927   31,837   10,731   10,641  ║ 
║298   0,00   3,30   268   313  -1    7,152  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,728    7,152    2,101    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,772    1,890    1,956  ║ 
║298   3,30   6,15   313   618   2   31,709   2   10,682    5,700  NON VERIFICATO   1   27,226   29,559    8,300   10,633  ║ 
║                                                                                   2   31,709   31,548   10,682   10,522  ║ 
║299   0,00   3,30   269   314  -1    7,154  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,729    7,154    2,102    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,696    5,751    1,890    1,946  ║ 
║299   3,30   6,15   314   619   2   31,483  -1   10,634    5,700  NON VERIFICATO   1   27,242   29,567    8,310   10,634  ║ 
║                                                                                   2   31,483   31,249   10,632   10,399  ║ 
║300   0,00   3,30   270   315  -1    7,155  -1    2,526    6,600  VERIFICATO       1    6,731    7,155    2,102    2,526  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,732    1,891    1,936  ║ 
║300   3,30   6,15   315   620   2   31,262  -1   10,635    5,700  NON VERIFICATO   1   27,262   29,577    8,322   10,635  ║ 
║                                                                                   2   31,262   30,956   10,583   10,279  ║ 
║301   0,00   3,30   271   316  -1    7,157  -1    2,527    6,600  VERIFICATO       1    6,733    7,157    2,103    2,527  ║ 
║                                                                                   2    5,675    5,709    1,891    1,925  ║ 
║301   3,30   6,15   316   621   2   31,004  -1   10,637    5,700  NON VERIFICATO   1   27,290   29,591    8,337   10,637  ║ 
║                                                                                   2   31,004   30,615   10,525   10,139  ║ 
║302   0,00   3,30   263   317  -1    7,087  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,644    7,087    2,067    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,715    5,794    1,890    1,968  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║302   3,30   6,15   317   622   2   31,952   2   10,729    5,700  NON VERIFICATO   1   26,648   29,122    8,060   10,533  ║ 
║                                                                                   2   31,952   31,910   10,729   10,688  ║ 
║303   0,00   3,30   264   318  -1    7,088  -1    2,510    6,600  VERIFICATO       1    6,645    7,088    2,068    2,510  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,774    1,890    1,959  ║ 
║303   3,30   6,15   318   623   2   31,734   2   10,681    5,700  NON VERIFICATO   1   26,660   29,128    8,067   10,534  ║ 
║                                                                                   2   31,734   31,622   10,681   10,570  ║ 
║304   0,00   3,30   265   319  -1    7,089  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,647    7,089    2,068    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,696    5,754    1,890    1,949  ║ 
║304   3,30   6,15   319   624   2   31,508   2   10,630    5,700  NON VERIFICATO   1   26,677   29,136    8,077   10,535  ║ 
║                                                                                   2   31,508   31,323   10,630   10,447  ║ 
║305   0,00   3,30   266   320  -1    7,091  -1    2,511    6,600  VERIFICATO       1    6,648    7,091    2,069    2,511  ║ 
║                                                                                   2    5,686    5,735    1,891    1,939  ║ 
║305   3,30   6,15   320   625   2   31,287   2   10,581    5,700  NON VERIFICATO   1   26,697   29,146    8,089   10,537  ║ 
║                                                                                   2   31,287   31,032   10,581   10,328  ║ 
║306   3,30   6,15   626   627  -2   33,073  -1   11,390    5,700  NON VERIFICATO   1   31,539   32,854   10,075   11,390  ║ 
║                                                                                   2   33,034   33,073   11,016   11,055  ║ 
║307   3,30   6,15   628   629  -1   32,851  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,535   32,851   10,073   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,841   32,816   10,973   10,948  ║ 
║308   3,30   6,15   630   631  -1   32,850  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,533   32,850   10,072   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,648   32,559   10,930   10,841  ║ 
║309   3,30   6,15   632   633  -1   32,850  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,533   32,850   10,072   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,555   32,434   10,909   10,789  ║ 
║310   3,30   6,15   634   635  -1   32,850  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,534   32,850   10,073   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,368   32,185   10,868   10,685  ║ 
║311   3,30   6,15   636   637  -1   32,851  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,536   32,851   10,074   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,274   32,060   10,847   10,633  ║ 
║312   3,30   6,15   638   639  -1   32,853  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,541   32,853   10,077   11,389  ║ 
║                                                                                   2   32,082   31,803   10,804   10,526  ║ 
║313   3,30   6,15   640   641  -1   32,856  -1   11,389    5,700  NON VERIFICATO   1   31,548   32,856   10,081   11,389  ║ 
║                                                                                   2   31,900   31,562   10,764   10,426  ║ 
║314   3,30   6,15   588   642  -1   40,837  -1   14,107    5,700  NON VERIFICATO   1   39,361   40,837   12,631   14,107  ║ 
║                                                                                   2   39,758   40,242   13,111   13,594  ║ 
║314   6,15  11,05   642   993  -2  157,340  -2   52,810    9,800  NON VERIFICATO   1  110,794  113,517   36,024   38,748  ║ 
║                                                                                   2  156,292  157,340   51,762   52,810  ║ 
║314  11,05  15,95   993  1291  -2  183,653  -2   61,386    9,800  NON VERIFICATO   1  127,098  130,306   41,297   44,504  ║ 
║                                                                                   2  183,204  183,653   60,936   61,386  ║ 
║314  15,95  20,85  1291  1559  -2  172,962  -2   57,926    9,800  NON VERIFICATO   1  128,505  132,178   41,611   45,283  ║ 
║                                                                                   2  172,219  172,962   57,184   57,926  ║ 
║315   3,30   6,15   595   643  -1   40,508  -1   14,031    5,700  NON VERIFICATO   1   38,930   40,508   12,454   14,031  ║ 
║                                                                                   2   39,747   40,241   13,106   13,600  ║ 
║315   6,15  11,05   643   994  -2  157,338  -2   52,811    9,800  NON VERIFICATO   1  113,793  116,739   36,950   39,896  ║ 
║                                                                                   2  156,292  157,338   51,766   52,811  ║ 
║315  11,05  15,95   994  1292  -2  183,649  -2   61,385    9,800  NON VERIFICATO   1  130,625  134,028   42,407   45,810  ║ 
║                                                                                   2  183,204  183,649   60,940   61,385  ║ 
║315  15,95  20,85  1292  1560  -2  172,957  -2   57,926    9,800  NON VERIFICATO   1  131,677  135,540   42,605   46,468  ║ 
║                                                                                   2  172,219  172,957   57,189   57,926  ║ 
║316   3,30   6,15   597   644  -2   40,243  -1   13,964    5,700  NON VERIFICATO   1   38,550   40,217   12,297   13,964  ║ 
║                                                                                   2   39,738   40,243   13,102   13,606  ║ 
║316   6,15  11,05   644   995  -2  157,335  -2   52,812    9,800  NON VERIFICATO   1  116,446  119,589   37,769   40,911  ║ 
║                                                                                   2  156,293  157,335   51,770   52,812  ║ 
║316  11,05  15,95   995  1293  -2  183,645  -2   61,384    9,800  NON VERIFICATO   1  133,745  137,321   43,390   46,966  ║ 
║                                                                                   2  183,205  183,645   60,945   61,384  ║ 
║316  15,95  20,85  1293  1561  -2  172,952  -2   57,925    9,800  NON VERIFICATO   1  134,484  138,515   43,484   47,516  ║ 
║                                                                                   2  172,221  172,952   57,194   57,925  ║ 
║317   3,30   6,15   598   645  -2   40,249  -1   13,897    5,700  NON VERIFICATO   1   38,169   39,926   12,141   13,897  ║ 
║                                                                                   2   39,731   40,249   13,098   13,615  ║ 
║317   6,15  11,05   645   996  -2  157,333  -2   52,812    9,800  NON VERIFICATO   1  119,101  122,440   38,588   41,927  ║ 
║                                                                                   2  156,295  157,333   51,774   52,812  ║ 
║317  11,05  15,95   996  1294  -2  183,641  -2   61,384    9,800  NON VERIFICATO   1  136,866  140,616   44,372   48,122  ║ 
║                                                                                   2  183,207  183,641   60,949   61,384  ║ 
║317  15,95  20,85  1294  1562  -2  172,949  -2   57,924    9,800  NON VERIFICATO   1  137,291  141,491   44,364   48,564  ║ 
║                                                                                   2  172,223  172,949   57,199   57,924  ║ 
║318   3,30   6,15   599   646  -2   40,257  -1   13,830    5,700  NON VERIFICATO   1   37,788   39,635   11,984   13,830  ║ 
║                                                                                   2   39,726   40,257   13,095   13,624  ║ 
║318   6,15  11,05   646   997  -2  157,331  -2   52,813    9,800  NON VERIFICATO   1  121,757  125,294   39,407   42,944  ║ 
║                                                                                   2  156,297  157,331   51,780   52,813  ║ 
║318  11,05  15,95   997  1295  -2  183,638  -2   61,383    9,800  NON VERIFICATO   1  139,990  143,913   45,356   49,279  ║ 
║                                                                                   2  183,209  183,638   60,955   61,383  ║ 
║318  15,95  20,85  1295  1563  -2  172,945  -2   57,924    9,800  NON VERIFICATO   1  140,099  144,468   45,243   49,613  ║ 
║                                                                                   2  172,226  172,945   57,205   57,924  ║ 
║319   3,30   6,15   600   647  -2   40,268  -1   13,763    5,700  NON VERIFICATO   1   37,408   39,344   11,827   13,763  ║ 
║                                                                                   2   39,722   40,268   13,091   13,636  ║ 
║319   6,15  11,05   647   998  -2  157,329  -2   52,813    9,800  NON VERIFICATO   1  124,414  128,149   40,227   43,962  ║ 
║                                                                                   2  156,301  157,329   51,786   52,813  ║ 
║319  11,05  15,95   998  1296  -2  183,635  -2   61,383    9,800  NON VERIFICATO   1  143,115  147,211   46,339   50,436  ║ 
║                                                                                   2  183,213  183,635   60,961   61,383  ║ 
║319  15,95  20,85  1296  1564  -2  172,942  -2   57,923    9,800  NON VERIFICATO   1  142,909  147,447   46,124   50,662  ║ 
║                                                                                   2  172,230  172,942   57,212   57,923  ║ 
║320   3,30   6,15   601   648  -2   40,281  -1   13,696    5,700  NON VERIFICATO   1   37,027   39,053   11,671   13,696  ║ 
║                                                                                   2   39,720   40,281   13,088   13,648  ║ 
║320   6,15  11,05   648   999  -2  157,327  -2   52,814    9,800  NON VERIFICATO   1  127,072  131,005   41,047   44,980  ║ 
║                                                                                   2  156,305  157,327   51,792   52,814  ║ 
║320  11,05  15,95   999  1297  -2  183,633  -2   61,382    9,800  NON VERIFICATO   1  146,241  150,511   47,324   51,594  ║ 
║                                                                                   2  183,218  183,633   60,967   61,382  ║ 
║320  15,95  20,85  1297  1565  -2  172,939  -2   57,922    9,800  NON VERIFICATO   1  145,719  150,426   47,004   51,711  ║ 
║                                                                                   2  172,235  172,939   57,219   57,922  ║ 
║321   3,30   6,15   586   649  -2   40,299  -2   13,664    5,700  NON VERIFICATO   1   36,615   38,737   11,501   13,623  ║ 
║                                                                                   2   39,719   40,299   13,085   13,664  ║ 
║321   6,15  11,05   649  1000  -2  157,325  -2   52,815    9,800  NON VERIFICATO   1  129,953  134,100   41,936   46,083  ║ 
║                                                                                   2  156,310  157,325   51,800   52,815  ║ 
║321  11,05  15,95  1000  1298  -2  183,630  -2   61,381    9,800  NON VERIFICATO   1  149,630  154,088   48,391   52,849  ║ 
║                                                                                   2  183,223  183,630   60,975   61,381  ║ 
║321  15,95  20,85  1298  1566  -2  172,936  -2   57,922    9,800  NON VERIFICATO   1  148,765  153,655   47,958   52,848  ║ 
║                                                                                   2  172,242  172,936   57,228   57,922  ║ 
║322   3,30   6,15   587   650  -1   40,852  -1   14,110    5,700  NON VERIFICATO   1   39,386   40,852   12,644   14,110  ║ 
║                                                                                   2   36,663   36,021   12,454   11,814  ║ 
║322   6,15  11,05   650  1001   2  160,708   2   54,070    9,800  NON VERIFICATO   1  110,638  113,426   35,953   38,742  ║ 
║                                                                                   2  160,708  159,249   54,070   52,611  ║ 
║322  11,05  15,95  1001  1299   2  188,215   2   63,333    9,800  NON VERIFICATO   1  126,798  130,211   41,133   44,545  ║ 
║                                                                                   2  188,215  186,484   63,333   61,603  ║ 
║322  15,95  20,85  1299  1567   2  177,080   2   59,513    9,800  NON VERIFICATO   1  128,242  132,008   41,494   45,260  ║ 
║                                                                                   2  177,080  175,694   59,513   58,128  ║ 
║323   3,30   6,15   589   651  -1   40,523  -1   14,034    5,700  NON VERIFICATO   1   38,956   40,523   12,467   14,034  ║ 
║                                                                                   2   36,650   36,020   12,449   11,821  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║323   6,15  11,05   651  1002   2  160,708   2   54,073    9,800  NON VERIFICATO   1  113,641  116,650   36,881   39,889  ║ 
║                                                                                   2  160,708  159,246   54,073   52,611  ║ 
║323  11,05  15,95  1002  1300   2  188,215   2   63,337    9,800  NON VERIFICATO   1  130,332  133,935   42,247   45,850  ║ 
║                                                                                   2  188,215  186,480   63,337   61,602  ║ 
║323  15,95  20,85  1300  1568   2  177,081   2   59,518    9,800  NON VERIFICATO   1  131,420  135,375   42,491   46,445  ║ 
║                                                                                   2  177,081  175,689   59,518   58,127  ║ 
║324   3,30   6,15   590   652  -1   40,232  -1   13,967    5,700  NON VERIFICATO   1   38,575   40,232   12,311   13,967  ║ 
║                                                                                   2   36,641   36,023   12,445   11,828  ║ 
║324   6,15  11,05   652  1003   2  160,709   2   54,077    9,800  NON VERIFICATO   1  116,298  119,502   37,701   40,905  ║ 
║                                                                                   2  160,709  159,243   54,077   52,612  ║ 
║324  11,05  15,95  1003  1301   2  188,216   2   63,341    9,800  NON VERIFICATO   1  133,459  137,231   43,233   47,004  ║ 
║                                                                                   2  188,216  186,476   63,341   61,602  ║ 
║324  15,95  20,85  1301  1569   2  177,082   2   59,523    9,800  NON VERIFICATO   1  134,232  138,353   43,372   47,494  ║ 
║                                                                                   2  177,082  175,685   59,523   58,126  ║ 
║325   3,30   6,15   591   653  -1   39,941  -1   13,900    5,700  NON VERIFICATO   1   38,195   39,941   12,154   13,900  ║ 
║                                                                                   2   36,633   36,029   12,441   11,838  ║ 
║325   6,15  11,05   653  1004   2  160,711   2   54,082    9,800  NON VERIFICATO   1  118,956  122,356   38,521   41,922  ║ 
║                                                                                   2  160,711  159,241   54,082   52,613  ║ 
║325  11,05  15,95  1004  1302   2  188,218   2   63,345    9,800  NON VERIFICATO   1  136,587  140,528   44,219   48,160  ║ 
║                                                                                   2  188,218  186,473   63,345   61,601  ║ 
║325  15,95  20,85  1302  1570   2  177,084   2   59,528    9,800  NON VERIFICATO   1  137,044  141,333   44,254   48,542  ║ 
║                                                                                   2  177,084  175,681   59,528   58,126  ║ 
║326   3,30   6,15   592   654  -1   39,650  -1   13,833    5,700  NON VERIFICATO   1   37,815   39,650   11,998   13,833  ║ 
║                                                                                   2   36,627   36,038   12,437   11,849  ║ 
║326   6,15  11,05   654  1005   2  160,714   2   54,087    9,800  NON VERIFICATO   1  121,615  125,211   39,342   42,938  ║ 
║                                                                                   2  160,714  159,239   54,087   52,613  ║ 
║326  11,05  15,95  1005  1303   2  188,220   2   63,350    9,800  NON VERIFICATO   1  139,717  143,827   45,206   49,315  ║ 
║                                                                                   2  188,220  186,470   63,350   61,601  ║ 
║326  15,95  20,85  1303  1571   2  177,088   2   59,534    9,800  NON VERIFICATO   1  139,858  144,313   45,136   49,591  ║ 
║                                                                                   2  177,088  175,678   59,534   58,125  ║ 
║327   3,30   6,15   593   655  -1   39,360  -1   13,766    5,700  NON VERIFICATO   1   37,434   39,360   11,841   13,766  ║ 
║                                                                                   2   36,623   36,050   12,434   11,862  ║ 
║327   6,15  11,05   655  1006   2  160,717   2   54,093    9,800  NON VERIFICATO   1  124,275  128,068   40,164   43,956  ║ 
║                                                                                   2  160,717  159,237   54,093   52,614  ║ 
║327  11,05  15,95  1006  1304   2  188,224   2   63,356    9,800  NON VERIFICATO   1  142,848  147,127   46,193   50,472  ║ 
║                                                                                   2  188,224  186,467   63,356   61,600  ║ 
║327  15,95  20,85  1304  1572   2  177,092   2   59,540    9,800  NON VERIFICATO   1  142,672  147,295   46,018   50,641  ║ 
║                                                                                   2  177,092  175,675   59,540   58,124  ║ 
║328   3,30   6,15   594   656  -1   39,069  -1   13,699    5,700  NON VERIFICATO   1   37,054   39,069   11,685   13,699  ║ 
║                                                                                   2   36,621   36,065   12,430   11,877  ║ 
║328   6,15  11,05   656  1007   2  160,721   2   54,099    9,800  NON VERIFICATO   1  126,936  130,926   40,985   44,974  ║ 
║                                                                                   2  160,721  159,235   54,099   52,614  ║ 
║328  11,05  15,95  1007  1305   2  188,228   2   63,362    9,800  NON VERIFICATO   1  145,980  150,429   47,180   51,629  ║ 
║                                                                                   2  188,228  186,464   63,362   61,599  ║ 
║328  15,95  20,85  1305  1573   2  177,096   2   59,547    9,800  NON VERIFICATO   1  145,487  150,277   46,901   51,691  ║ 
║                                                                                   2  177,096  175,672   59,547   58,124  ║ 
║329   3,30   6,15   585   657  -1   38,753  -1   13,626    5,700  NON VERIFICATO   1   36,642   38,753   11,515   13,626  ║ 
║                                                                                   2   36,620   36,086   12,427   11,895  ║ 
║329   6,15  11,05   657  1008   2  160,726   2   54,107    9,800  NON VERIFICATO   1  129,820  134,023   41,875   46,077  ║ 
║                                                                                   2  160,726  159,234   54,107   52,615  ║ 
║329  11,05  15,95  1008  1306   2  188,234   2   63,370    9,800  NON VERIFICATO   1  149,374  154,008   48,250   52,883  ║ 
║                                                                                   2  188,234  186,462   63,370   61,599  ║ 
║329  15,95  20,85  1306  1574   2  177,103   2   59,556    9,800  NON VERIFICATO   1  148,537  153,509   47,857   52,829  ║ 
║                                                                                   2  177,103  175,669   59,556   58,123  ║ 
║330   0,00   3,30   292   602  -1    7,417  -1    2,588    6,600  VERIFICATO       1    7,072    7,417    2,243    2,588  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,881    1,890    2,006  ║ 
║330   3,30   6,15   602   992  -2   33,123  -2   11,112    5,700  NON VERIFICATO   1   29,563   31,349    9,259   11,045  ║ 
║                                                                                   2   33,004   33,123   10,994   11,112  ║ 
║330   6,15  11,05   992  1138  -2  157,911  -2   52,753    9,800  NON VERIFICATO   1  128,452  132,464   41,480   45,492  ║ 
║                                                                                   2  157,663  157,911   52,506   52,753  ║ 
║330  11,05  15,95  1138  1418   2  184,758   2   61,708    9,800  NON VERIFICATO   1  147,807  152,194   47,808   52,194  ║ 
║                                                                                   2  184,758  184,499   61,708   61,448  ║ 
║330  15,95  20,85  1418  1700  -2  173,774  -2   57,983    9,800  NON VERIFICATO   1  147,227  152,029   47,475   52,277  ║ 
║                                                                                   2  173,731  173,774   57,940   57,983  ║ 
║331   0,00   3,30    14   334  -1    7,687  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,415    7,687    2,381    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,698    5,739    1,890    1,931  ║ 
║332   0,00   3,30    15   335  -1    7,688  -1    2,653    6,600  VERIFICATO       1    7,416    7,688    2,381    2,653  ║ 
║                                                                                   2    5,695    5,731    1,890    1,927  ║ 
║333   0,00   3,30   124   435  -1    7,668  -1    2,648    6,600  VERIFICATO       1    7,397    7,668    2,376    2,648  ║ 
║                                                                                   2    5,800    5,945    1,889    2,034  ║ 
║334   0,00   3,30   125   436  -1    7,653  -1    2,644    6,600  VERIFICATO       1    7,377    7,653    2,368    2,644  ║ 
║                                                                                   2    5,800    5,945    1,889    2,035  ║ 
║335   0,00   3,30   126   437  -1    7,631  -1    2,639    6,600  VERIFICATO       1    7,348    7,631    2,356    2,639  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,946    1,889    2,035  ║ 
║336   0,00   3,30   127   438  -1    7,615  -1    2,635    6,600  VERIFICATO       1    7,329    7,615    2,348    2,635  ║ 
║                                                                                   2    5,799    5,946    1,889    2,035  ║ 
║337   0,00   3,30    18   338  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,322    7,610    2,345    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,792    5,931    1,889    2,028  ║ 
║338   0,00   3,30   280   575  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,321    7,610    2,345    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,790    5,926    1,889    2,026  ║ 
║339   0,00   3,30   281   576  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,321    7,610    2,345    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,787    5,920    1,889    2,023  ║ 
║340   0,00   3,30   282   577  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,321    7,610    2,344    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,783    5,914    1,889    2,019  ║ 
║340   3,30  20,85   577  1853  -2  548,803  -2  183,447   35,100  NON VERIFICATO   1  411,681  423,566  133,265  145,150  ║ 
║                                                                                   2  547,518  548,803  182,163  183,447  ║ 
║340  20,85  24,00  1853  1854   2  106,504   2   35,882    6,300  NON VERIFICATO   1   82,558   83,517   27,206   28,165  ║ 
║                                                                                   2  106,504  105,371   35,882   34,750  ║ 
║341   0,00   3,30   283   578  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,610    2,344    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,772    5,890    1,889    2,007  ║ 
║342   0,00   3,30    19   339  -1    7,610  -1    2,634    6,600  VERIFICATO       1    7,319    7,610    2,343    2,634  ║ 
║                                                                                   2    5,768    5,883    1,890    2,004  ║ 
║343   0,00   3,30    25   545  -1    7,673  -1    2,650    6,600  VERIFICATO       1    7,397    7,673    2,374    2,650  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,704    1,891    1,914  ║ 
║344   0,00   3,30    26   546  -1    7,657  -1    2,646    6,600  VERIFICATO       1    7,376    7,657    2,365    2,646  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,705    1,891    1,914  ║ 
║345   0,00   3,30   235   547  -1    7,636  -1    2,641    6,600  VERIFICATO       1    7,349    7,636    2,354    2,641  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,705    1,891    1,914  ║ 
║346   0,00   3,30   236   549  -1    7,621  -1    2,637    6,600  VERIFICATO       1    7,330    7,621    2,346    2,637  ║ 
║                                                                                   2    5,681    5,705    1,891    1,915  ║ 
║347   0,00   3,30    40   358  -1    7,561  -1    2,623    6,600  VERIFICATO       1    7,254    7,561    2,316    2,623  ║ 
║                                                                                   2    5,739    5,824    1,890    1,975  ║ 
║348   0,00   3,30   173   484  -1    7,581  -1    2,627    6,600  VERIFICATO       1    7,282    7,581    2,328    2,627  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,877    1,890    2,001  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║349   0,00   3,30   237   548  -1    7,571  -1    2,625    6,600  VERIFICATO       1    7,269    7,571    2,323    2,625  ║ 
║                                                                                   2    5,765    5,877    1,890    2,002  ║ 
║350   0,00   3,30    54   372  -1    7,532  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,532    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,758    5,865    1,890    1,996  ║ 
║351   0,00   3,30    55   373  -1    7,533  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,533    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,755    5,859    1,890    1,993  ║ 
║352   0,00   3,30    58   376  -1    7,534  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,534    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,730    5,808    1,890    1,967  ║ 
║353   0,00   3,30    59   377  -1    7,534  -1    2,616    6,600  VERIFICATO       1    7,219    7,534    2,302    2,616  ║ 
║                                                                                   2    5,727    5,802    1,890    1,964  ║ 
║354   0,00   3,30    78   396  -1    7,485  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,156    7,485    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,774    1,890    1,951  ║ 
║355   0,00   3,30   284   580  -1    7,487  -1    2,605    6,600  VERIFICATO       1    7,158    7,487    2,276    2,605  ║ 
║                                                                                   2    5,697    5,742    1,890    1,935  ║ 
║356   0,00   3,30    79   397  -1    7,487  -1    2,606    6,600  VERIFICATO       1    7,158    7,487    2,276    2,606  ║ 
║                                                                                   2    5,695    5,737    1,890    1,933  ║ 
║357   0,00   3,30   244   556  -1    7,480  -1    2,604    6,600  VERIFICATO       1    7,148    7,480    2,272    2,604  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,708    1,891    1,918  ║ 
║358   0,00   3,30   245   557  -1    7,464  -1    2,600    6,600  VERIFICATO       1    7,128    7,464    2,264    2,600  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,709    1,891    1,919  ║ 
║359   0,00   3,30   246   558  -1    7,451  -1    2,597    6,600  VERIFICATO       1    7,111    7,451    2,257    2,597  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,709    1,891    1,919  ║ 
║360   0,00   3,30   247   559  -1    7,433  -1    2,592    6,600  VERIFICATO       1    7,088    7,433    2,248    2,592  ║ 
║                                                                                   2    5,680    5,710    1,891    1,920  ║ 
║361   0,00   3,30   291   596  -1    7,412  -1    2,588    6,600  VERIFICATO       1    7,062    7,412    2,238    2,588  ║ 
║                                                                                   2    5,713    5,776    1,890    1,953  ║ 
║362   0,00   3,30    85   403  -1    7,413  -1    2,588    6,600  VERIFICATO       1    7,063    7,413    2,238    2,588  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,762    1,890    1,946  ║ 
║363   0,00   3,30    84   402  -1    7,522  -1    2,613    6,600  VERIFICATO       1    7,205    7,522    2,296    2,613  ║ 
║                                                                                   2    5,750    5,847    1,890    1,987  ║ 
║363   3,30   6,15   402  1207   2   32,662  -1   11,204    5,700  NON VERIFICATO   1   30,472   32,041    9,634   11,204  ║ 
║                                                                                   2   32,662   32,622   10,926   10,886  ║ 
║363   6,15  11,05  1207  1209   2  158,170   2   52,759    9,800  NON VERIFICATO   1  120,920  124,370   39,157   42,606  ║ 
║                                                                                   2  158,170  158,140   52,759   52,728  ║ 
║363  11,05  15,95  1209  1485   2  185,335   2   61,971    9,800  NON VERIFICATO   1  138,928  142,840   45,006   48,918  ║ 
║                                                                                   2  185,335  184,839   61,971   61,475  ║ 
║363  15,95  20,85  1485  1771   2  174,288   2   58,194    9,800  NON VERIFICATO   1  139,275  143,605   44,982   49,312  ║ 
║                                                                                   2  174,288  174,103   58,194   58,009  ║ 
║364   0,00   3,30   184   495  -1    7,513  -1    2,611    6,600  VERIFICATO       1    7,193    7,513    2,292    2,611  ║ 
║                                                                                   2    5,750    5,848    1,890    1,988  ║ 
║364   3,30   6,15   495  1117   2   32,661  -1   11,190    5,700  NON VERIFICATO   1   30,393   31,981    9,601   11,190  ║ 
║                                                                                   2   32,661   32,624   10,925   10,888  ║ 
║364   6,15  11,05  1117  1118   2  158,171   2   52,760    9,800  NON VERIFICATO   1  121,559  125,056   39,354   42,851  ║ 
║                                                                                   2  158,171  158,139   52,760   52,728  ║ 
║364  11,05  15,95  1118  1405   2  185,336   2   61,973    9,800  NON VERIFICATO   1  139,679  143,633   45,243   49,196  ║ 
║                                                                                   2  185,336  184,838   61,973   61,475  ║ 
║364  15,95  20,85  1405  1686   2  174,289   2   58,195    9,800  NON VERIFICATO   1  139,950  144,320   45,193   49,564  ║ 
║                                                                                   2  174,289  174,103   58,195   58,009  ║ 
║365   0,00   3,30    88   406  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,918    7,296    2,180    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,782    5,920    1,889    2,028  ║ 
║366   0,00   3,30   286   581  -1    7,296  -1    2,559    6,600  VERIFICATO       1    6,917    7,296    2,180    2,559  ║ 
║                                                                                   2    5,778    5,912    1,889    2,023  ║ 
║367   0,00   3,30   179   490  -1    7,397  -1    2,583    6,600  VERIFICATO       1    7,046    7,397    2,232    2,583  ║ 
║                                                                                   2    5,764    5,882    1,890    2,006  ║ 
║368   0,00   3,30   218   528  -1    7,396  -1    2,584    6,600  VERIFICATO       1    7,042    7,396    2,229    2,584  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,763    1,890    1,947  ║ 
║369   0,00   3,30    95   413  -1    7,386  -1    2,581    6,600  VERIFICATO       1    7,028    7,386    2,223    2,581  ║ 
║                                                                                   2    5,706    5,763    1,890    1,947  ║ 
║370   6,15  11,05  1215  1217   2  158,803   2   53,089    9,800  NON VERIFICATO   1  120,894  124,351   39,146   42,603  ║ 
║                                                                                   2  158,803  158,413   53,089   52,700  ║ 
║370  11,05  15,95  1217  1492   2  186,053   2   62,315    9,800  NON VERIFICATO   1  138,881  142,820   44,982   48,921  ║ 
║                                                                                   2  186,053  185,244   62,315   61,506  ║ 
║370  15,95  20,85  1492  1774   2  174,985   2   58,527    9,800  NON VERIFICATO   1  139,235  143,577   44,965   49,307  ║ 
║                                                                                   2  174,985  174,495   58,527   58,038  ║ 
║371   6,15  11,05  1120  1121   2  158,804   2   53,091    9,800  NON VERIFICATO   1  121,533  125,038   39,343   42,848  ║ 
║                                                                                   2  158,804  158,413   53,091   52,700  ║ 
║371  11,05  15,95  1121  1407   2  186,053   2   62,316    9,800  NON VERIFICATO   1  139,633  143,613   45,219   49,199  ║ 
║                                                                                   2  186,053  185,244   62,316   61,506  ║ 
║371  15,95  20,85  1407  1689   2  174,986   2   58,529    9,800  NON VERIFICATO   1  139,910  144,292   45,176   49,559  ║ 
║                                                                                   2  174,986  174,494   58,529   58,038  ║ 
║372   6,15  11,05  1123  1125  -2  157,916  -2   52,752    9,800  NON VERIFICATO   1  120,956  124,407   39,168   42,619  ║ 
║                                                                                   2  157,651  157,916   52,487   52,752  ║ 
║372  11,05  15,95  1125  1410   2  184,746   2   61,690    9,800  NON VERIFICATO   1  138,986  142,882   45,031   48,927  ║ 
║                                                                                   2  184,746  184,506   61,690   61,450  ║ 
║372  15,95  20,85  1410  1692  -2  173,783  -2   57,985    9,800  NON VERIFICATO   1  139,311  143,635   44,996   49,320  ║ 
║                                                                                   2  173,717  173,783   57,920   57,985  ║ 
║373   6,15  11,05  1126  1128   2  159,339   2   53,369    9,800  NON VERIFICATO   1  120,893  124,365   39,141   42,613  ║ 
║                                                                                   2  159,339  158,645   53,369   52,675  ║ 
║373  11,05  15,95  1128  1412   2  186,660   2   62,605    9,800  NON VERIFICATO   1  138,871  142,838   44,970   48,937  ║ 
║                                                                                   2  186,660  185,588   62,605   61,533  ║ 
║373  15,95  20,85  1412  1694   2  175,574   2   58,809    9,800  NON VERIFICATO   1  139,210  143,566   44,952   49,308  ║ 
║                                                                                   2  175,574  174,827   58,809   58,062  ║ 
║374   6,15  11,05  1193  1194  -2  157,915  -2   52,752    9,800  NON VERIFICATO   1  121,657  125,161   39,385   42,888  ║ 
║                                                                                   2  157,652  157,915   52,489   52,752  ║ 
║374  11,05  15,95  1194  1472   2  184,747   2   61,691    9,800  NON VERIFICATO   1  139,812  143,754   45,290   49,233  ║ 
║                                                                                   2  184,747  184,505   61,691   61,450  ║ 
║374  15,95  20,85  1472  1758  -2  173,782  -2   57,985    9,800  NON VERIFICATO   1  140,052  144,421   45,228   49,597  ║ 
║                                                                                   2  173,718  173,782   57,922   57,985  ║ 
║375   6,15  11,05  1222  1223   2  159,340   2   53,370    9,800  NON VERIFICATO   1  121,595  125,120   39,357   42,882  ║ 
║                                                                                   2  159,340  158,644   53,370   52,675  ║ 
║375  11,05  15,95  1223  1497   2  186,661   2   62,606    9,800  NON VERIFICATO   1  139,697  143,710   45,230   49,243  ║ 
║                                                                                   2  186,661  185,587   62,606   61,533  ║ 
║375  15,95  20,85  1497  1781   2  175,575   2   58,811    9,800  NON VERIFICATO   1  139,951  144,353   45,184   49,585  ║ 
║                                                                                   2  175,575  174,826   58,811   58,062  ║ 
║376   6,15  11,05  1031  1033   2  158,275   2   52,805    9,800  NON VERIFICATO   1  114,641  117,621   37,221   40,200  ║ 
║                                                                                   2  158,275  158,192   52,805   52,722  ║ 
║376  11,05  15,95  1033  1330   2  185,454   2   62,019    9,800  NON VERIFICATO   1  131,535  135,041   42,677   46,184  ║ 
║                                                                                   2  185,454  184,917   62,019   61,482  ║ 
║376  15,95  20,85  1330  1604   2  174,403   2   58,238    9,800  NON VERIFICATO   1  132,644  136,576   42,904   46,836  ║ 
║                                                                                   2  174,403  174,180   58,238   58,015  ║ 
║377   6,15  11,05  1129  1131   2  158,418   2   52,880    9,800  NON VERIFICATO   1  114,625  117,606   37,215   40,195  ║ 
║                                                                                   2  158,418  158,254   52,880   52,715  ║ 
║377  11,05  15,95  1131  1413   2  185,617   2   62,097    9,800  NON VERIFICATO   1  131,512  135,024   42,668   46,180  ║ 
║                                                                                   2  185,617  185,009   62,097   61,489  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║377  15,95  20,85  1413  1695   2  174,561   2   58,314    9,800  NON VERIFICATO   1  132,625  136,559   42,897   46,831  ║ 
║                                                                                   2  174,561  174,269   58,314   58,022  ║ 
║378   6,15  11,05  1130  1132   2  158,528   2   52,937    9,800  NON VERIFICATO   1  114,620  117,602   37,213   40,195  ║ 
║                                                                                   2  158,528  158,302   52,937   52,710  ║ 
║378  11,05  15,95  1132  1414   2  185,741   2   62,157    9,800  NON VERIFICATO   1  131,503  135,020   42,663   46,180  ║ 
║                                                                                   2  185,741  185,079   62,157   61,495  ║ 
║378  15,95  20,85  1414  1696   2  174,681   2   58,372    9,800  NON VERIFICATO   1  132,617  136,553   42,894   46,830  ║ 
║                                                                                   2  174,681  174,337   58,372   58,027  ║ 
║379   6,15  11,05  1034  1035   2  158,672   2   53,012    9,800  NON VERIFICATO   1  114,622  117,607   37,213   40,197  ║ 
║                                                                                   2  158,672  158,364   53,012   52,704  ║ 
║379  11,05  15,95  1035  1331   2  185,904   2   62,234    9,800  NON VERIFICATO   1  131,502  135,026   42,661   46,185  ║ 
║                                                                                   2  185,904  185,171   62,234   61,502  ║ 
║379  15,95  20,85  1331  1605   2  174,839   2   58,447    9,800  NON VERIFICATO   1  132,616  136,555   42,892   46,832  ║ 
║                                                                                   2  174,839  174,425   58,447   58,034  ║ 
║380   6,15  11,05  1042  1043   2  159,933   2   53,671    9,800  NON VERIFICATO   1  115,084  118,150   37,341   40,407  ║ 
║                                                                                   2  159,933  158,909   53,671   52,647  ║ 
║380  11,05  15,95  1043  1337   2  187,335   2   62,919    9,800  NON VERIFICATO   1  132,029  135,661   42,802   46,434  ║ 
║                                                                                   2  187,335  185,979   62,919   61,564  ║ 
║380  15,95  20,85  1337  1611   2  176,228   2   59,112    9,800  NON VERIFICATO   1  133,030  137,040   43,008   47,018  ║ 
║                                                                                   2  176,228  175,206   59,112   58,091  ║ 
║381   6,15  11,05  1039  1041   2  159,806   2   53,605    9,800  NON VERIFICATO   1  115,002  118,056   37,318   40,371  ║ 
║                                                                                   2  159,806  158,854   53,605   52,653  ║ 
║381  11,05  15,95  1041  1336   2  187,191   2   62,850    9,800  NON VERIFICATO   1  131,933  135,550   42,775   46,392  ║ 
║                                                                                   2  187,191  185,898   62,850   61,557  ║ 
║381  15,95  20,85  1336  1610   2  176,088   2   59,046    9,800  NON VERIFICATO   1  132,954  136,954   42,986   46,986  ║ 
║                                                                                   2  176,088  175,127   59,046   58,085  ║ 
║382   6,15  11,05  1081  1083  -2  157,668  -2   52,778    9,800  NON VERIFICATO   1  124,144  127,840   40,150   43,845  ║ 
║                                                                                   2  157,086  157,668   52,196   52,778  ║ 
║382  11,05  15,95  1083  1376  -2  184,138  -2   61,421    9,800  NON VERIFICATO   1  142,760  146,851   46,224   50,314  ║ 
║                                                                                   2  184,104  184,138   61,387   61,421  ║ 
║382  15,95  20,85  1376  1650  -2  173,427  -2   57,959    9,800  NON VERIFICATO   1  142,664  147,186   46,047   50,570  ║ 
║                                                                                   2  173,095  173,427   57,627   57,959  ║ 
║383   6,15  11,05  1084  1085  -2  157,722  -2   52,772    9,800  NON VERIFICATO   1  124,061  127,748   40,125   43,812  ║ 
║                                                                                   2  157,212  157,722   52,263   52,772  ║ 
║383  11,05  15,95  1085  1377   2  184,247   2   61,456    9,800  NON VERIFICATO   1  142,657  146,744   46,190   50,278  ║ 
║                                                                                   2  184,247  184,219   61,456   61,427  ║ 
║383  15,95  20,85  1377  1651  -2  173,505  -2   57,964    9,800  NON VERIFICATO   1  142,580  147,098   46,021   50,539  ║ 
║                                                                                   2  173,234  173,505   57,694   57,964  ║ 
║383  20,85  24,00  1651  1887   2  107,107   2   36,300    6,300  NON VERIFICATO   1   86,756   90,784   27,592   31,618  ║ 
║                                                                                   2  107,107  105,476   36,300   34,671  ║ 
║384   6,15  11,05  1101  1103  -2  157,664  -2   52,779    9,800  NON VERIFICATO   1  129,299  133,380   41,740   45,820  ║ 
║                                                                                   2  157,095  157,664   52,210   52,779  ║ 
║384  11,05  15,95  1103  1392  -2  184,133  -2   61,420    9,800  NON VERIFICATO   1  148,825  153,253   48,133   52,560  ║ 
║                                                                                   2  184,114  184,133   61,400   61,420  ║ 
║384  15,95  20,85  1392  1668  -2  173,421  -2   57,957    9,800  NON VERIFICATO   1  148,110  152,961   47,753   52,604  ║ 
║                                                                                   2  173,105  173,421   57,642   57,957  ║ 
║385   6,15  11,05  1133  1134  -2  157,719  -2   52,773    9,800  NON VERIFICATO   1  129,219  133,292   41,715   45,789  ║ 
║                                                                                   2  157,221  157,719   52,276   52,773  ║ 
║385  11,05  15,95  1134  1415   2  184,257   2   61,469    9,800  NON VERIFICATO   1  148,726  153,151   48,101   52,526  ║ 
║                                                                                   2  184,257  184,214   61,469   61,426  ║ 
║385  15,95  20,85  1415  1697  -2  173,499  -2   57,963    9,800  NON VERIFICATO   1  148,029  152,876   47,728   52,574  ║ 
║                                                                                   2  173,244  173,499   57,708   57,963  ║ 
║386   6,15  11,05  1136  1137  -2  157,871  -2   52,757    9,800  NON VERIFICATO   1  128,492  132,508   41,492   45,508  ║ 
║                                                                                   2  157,570  157,871   52,457   52,757  ║ 
║386  11,05  15,95  1137  1417   2  184,653   2   61,657    9,800  NON VERIFICATO   1  147,858  152,244   47,824   52,211  ║ 
║                                                                                   2  184,653  184,439   61,657   61,444  ║ 
║386  15,95  20,85  1417  1699  -2  173,717  -2   57,979    9,800  NON VERIFICATO   1  147,269  152,072   47,489   52,292  ║ 
║                                                                                   2  173,629  173,717   57,891   57,979  ║ 
║387   6,15  11,05  1186  1188  -2  157,771  -2   52,769    9,800  NON VERIFICATO   1  134,340  138,796   43,295   47,751  ║ 
║                                                                                   2  157,360  157,771   52,358   52,769  ║ 
║387  11,05  15,95  1188  1467   2  184,414   2   61,553    9,800  NON VERIFICATO   1  154,747  159,510   49,995   54,758  ║ 
║                                                                                   2  184,414  184,292   61,553   61,431  ║ 
║387  15,95  20,85  1467  1751  -2  173,573  -2   57,968    9,800  NON VERIFICATO   1  153,442  158,615   49,423   54,596  ║ 
║                                                                                   2  173,398  173,573   57,792   57,968  ║ 
║388   6,15  11,05  1200  1201  -2  157,770  -2   52,769    9,800  NON VERIFICATO   1  135,105  139,618   43,531   48,044  ║ 
║                                                                                   2  157,362  157,770   52,361   52,769  ║ 
║388  11,05  15,95  1201  1478   2  184,416   2   61,556    9,800  NON VERIFICATO   1  155,647  160,460   50,279   55,092  ║ 
║                                                                                   2  184,416  184,291   61,556   61,431  ║ 
║388  15,95  20,85  1478  1764  -2  173,573  -2   57,967    9,800  NON VERIFICATO   1  154,250  159,472   49,676   54,898  ║ 
║                                                                                   2  173,400  173,573   57,795   57,967  ║ 
║389   6,15  11,05  1095  1097   2  159,781   2   53,604    9,800  NON VERIFICATO   1  123,965  127,684   40,083   43,802  ║ 
║                                                                                   2  159,781  158,832   53,604   52,656  ║ 
║389  11,05  15,95  1097  1388   2  187,162   2   62,849    9,800  NON VERIFICATO   1  142,483  146,676   46,099   50,292  ║ 
║                                                                                   2  187,162  185,866   62,849   61,554  ║ 
║389  15,95  20,85  1388  1664   2  176,062   2   59,048    9,800  NON VERIFICATO   1  142,428  146,993   45,955   50,521  ║ 
║                                                                                   2  176,062  175,095   59,048   58,082  ║ 
║389  20,85  24,00  1664  1900   2  115,554   2   41,341    6,300  NON VERIFICATO   1   86,305   90,917   27,497   32,070  ║ 
║                                                                                   2  115,554  107,223   41,341   33,023  ║ 
║390   6,15  11,05  1098  1099   2  159,908   2   53,670    9,800  NON VERIFICATO   1  124,039  127,769   40,104   43,835  ║ 
║                                                                                   2  159,908  158,887   53,670   52,650  ║ 
║390  11,05  15,95  1099  1389   2  187,306   2   62,918    9,800  NON VERIFICATO   1  142,570  146,775   46,124   50,329  ║ 
║                                                                                   2  187,306  185,947   62,918   61,560  ║ 
║390  15,95  20,85  1389  1665   2  176,201   2   59,114    9,800  NON VERIFICATO   1  142,497  147,072   45,975   50,550  ║ 
║                                                                                   2  176,201  175,173   59,114   58,087  ║ 
║390  20,85  24,00  1665  1901   2  115,970   2   41,590    6,300  NON VERIFICATO   1   86,308   90,996   27,493   32,139  ║ 
║                                                                                   2  115,970  107,309   41,590   32,941  ║ 
║391   6,15  11,05  1232  1234   2  159,794   2   53,620    9,800  NON VERIFICATO   1  129,129  133,234   41,676   45,780  ║ 
║                                                                                   2  159,794  158,831   53,620   52,657  ║ 
║391  11,05  15,95  1234  1505   2  187,176   2   62,864    9,800  NON VERIFICATO   1  148,562  153,088   48,014   52,540  ║ 
║                                                                                   2  187,176  185,864   62,864   61,553  ║ 
║391  15,95  20,85  1505  1789   2  176,076   2   59,064    9,800  NON VERIFICATO   1  147,884  152,777   47,665   52,558  ║ 
║                                                                                   2  176,076  175,092   59,064   58,080  ║ 
║392   6,15  11,05  1106  1107   2  159,921   2   53,686    9,800  NON VERIFICATO   1  129,200  133,316   41,696   45,812  ║ 
║                                                                                   2  159,921  158,885   53,686   52,651  ║ 
║392  11,05  15,95  1107  1395   2  187,320   2   62,933    9,800  NON VERIFICATO   1  148,645  153,184   48,038   52,576  ║ 
║                                                                                   2  187,320  185,945   62,933   61,559  ║ 
║392  15,95  20,85  1395  1671   2  176,216   2   59,131    9,800  NON VERIFICATO   1  147,951  152,853   47,684   52,586  ║ 
║                                                                                   2  176,216  175,170   59,131   58,086  ║ 
║393   6,15  11,05  1230  1231   2  159,368   2   53,410    9,800  NON VERIFICATO   1  135,957  140,556   43,786   48,386  ║ 
║                                                                                   2  159,368  158,636   53,410   52,679  ║ 
║393  11,05  15,95  1231  1503   2  186,692   2   62,645    9,800  NON VERIFICATO   1  156,603  161,547   50,555   55,498  ║ 
║                                                                                   2  186,692  185,576   62,645   61,530  ║ 
║393  15,95  20,85  1503  1787   2  175,608   2   58,854    9,800  NON VERIFICATO   1  155,122  160,435   49,937   55,250  ║ 
║                                                                                   2  175,608  174,812   58,854   58,059  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔══════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════════════════╦═══════════════════════════════════════╗ 
║  I D E N T I F I C A T I V O ║     I N V I L U P P O    S P O S T A M E N T I    ║   VALORI CORRENTI DEGLI SPOSTAMENTI   ║ 
╠═════╤═════╤══════╤═════╤═════╬═══╤════════╦═══╤════════╤════════╤════════════════╬═══╤═════════════════╤═════════════════╣ 
║Filo │Quota│Quota │ Nodo│ Nodo║Sis│  eta.t ║Sis│  eta.t │   eta  │   Stringa di   ║Sis│ eta.t  lamda=9  │ eta.t   lamda=3 ║ 
║N.ro │ inf.│ sup. │ inf.│ sup.║ma │ lamda=9║ma │lamda=3 │ limite │   Controllo    ║ma │sisma+    sisma- │sisma+     sisma-║ 
║     │ (m) │ (m)  │ N.ro│ N.ro║Nro│  (mm)  ║Nro│  (mm)  │  (mm)  │   Verifica     ║Nro│(mm)       (mm)  │(mm)        (mm) ║ 
╠═════╧═════╧══════╧═════╧═════╩═══╧════════╩═══╧════════╧════════╧════════════════╩═══╧═════════════════╧═════════════════╣ 
║394   6,15  11,05  1288  1290   2  159,365   2   53,407    9,800  NON VERIFICATO   1  134,871  139,390   43,452   47,970  ║ 
║                                                                                   2  159,365  158,636   53,407   52,678  ║ 
║394  11,05  15,95  1290  1558   2  186,689   2   62,642    9,800  NON VERIFICATO   1  155,326  160,199   50,153   55,026  ║ 
║                                                                                   2  186,689  185,576   62,642   61,530  ║ 
║394  15,95  20,85  1558  1844   2  175,605   2   58,850    9,800  NON VERIFICATO   1  153,976  159,220   49,578   54,822  ║ 
║                                                                                   2  175,605  174,813   58,850   58,059  ║ 
║395   6,15  11,05  1287  1289   2  159,361   2   53,401    9,800  NON VERIFICATO   1  133,276  137,674   42,960   47,358  ║ 
║                                                                                   2  159,361  158,637   53,401   52,678  ║ 
║395  11,05  15,95  1289  1557   2  186,684   2   62,637    9,800  NON VERIFICATO   1  153,447  158,217   49,561   54,331  ║ 
║                                                                                   2  186,684  185,577   62,637   61,530  ║ 
║395  15,95  20,85  1557  1843   2  175,600   2   58,845    9,800  NON VERIFICATO   1  152,290  157,433   49,050   54,192  ║ 
║                                                                                   2  175,600  174,814   58,845   58,059  ║ 
║396   6,15  11,05  1227  1229   2  159,358   2   53,398    9,800  NON VERIFICATO   1  132,190  136,508   42,625   46,942  ║ 
║                                                                                   2  159,358  158,638   53,398   52,678  ║ 
║396  11,05  15,95  1229  1502   2  186,682   2   62,633    9,800  NON VERIFICATO   1  152,170  156,869   49,159   53,858  ║ 
║                                                                                   2  186,682  185,578   62,633   61,530  ║ 
║396  15,95  20,85  1502  1786   2  175,597   2   58,841    9,800  NON VERIFICATO   1  151,144  156,218   48,691   53,764  ║ 
║                                                                                   2  175,597  174,815   58,841   58,060  ║ 
║397   6,15  11,05  1246  1248   2  159,671   2   53,564    9,800  NON VERIFICATO   1  134,131  138,603   43,220   47,693  ║ 
║                                                                                   2  159,671  158,770   53,564   52,664  ║ 
║397  11,05  15,95  1248  1518   2  187,036   2   62,806    9,800  NON VERIFICATO   1  154,451  159,292   49,872   54,713  ║ 
║                                                                                   2  187,036  185,774   62,806   61,545  ║ 
║397  15,95  20,85  1518  1803   2  175,941   2   59,010    9,800  NON VERIFICATO   1  153,177  158,383   49,325   54,530  ║ 
║                                                                                   2  175,941  175,004   59,010   58,073  ║ 
║398  15,95  20,85  1685  1687   2  174,293   2   58,201    9,800  NON VERIFICATO   1  142,176  146,680   45,891   50,395  ║ 
║                                                                                   2  174,293  174,100   58,201   58,008  ║ 
║399  15,95  20,85  1688  1690   2  174,989   2   58,534    9,800  NON VERIFICATO   1  142,136  146,653   45,874   50,390  ║ 
║                                                                                   2  174,989  174,492   58,534   58,037  ║ 
║400  15,95  20,85  1655  1657   2  174,427   2   58,265    9,800  NON VERIFICATO   1  142,154  146,660   45,883   50,389  ║ 
║                                                                                   2  174,427  174,176   58,265   58,014  ║ 
║401  15,95  20,85  1679  1681   2  174,585   2   58,341    9,800  NON VERIFICATO   1  142,137  146,645   45,877   50,384  ║ 
║                                                                                   2  174,585  174,265   58,341   58,020  ║ 
║402  15,95  20,85  1680  1682   2  174,734   2   58,412    9,800  NON VERIFICATO   1  142,130  146,640   45,874   50,384  ║ 
║                                                                                   2  174,734  174,348   58,412   58,026  ║ 
║403  15,95  20,85  1658  1659   2  174,892   2   58,487    9,800  NON VERIFICATO   1  142,131  146,645   45,873   50,387  ║ 
║                                                                                   2  174,892  174,437   58,487   58,033  ║ 
║404  15,95  20,85  1743  1745  -2  173,602  -2   57,973    9,800  NON VERIFICATO   1  128,643  132,321   41,655   45,333  ║ 
║                                                                                   2  173,361  173,602   57,733   57,973  ║ 
║405  15,95  20,85  1752  1754  -2  173,600  -2   57,973    9,800  NON VERIFICATO   1  129,787  133,534   42,013   45,760  ║ 
║                                                                                   2  173,361  173,600   57,735   57,973  ║ 
║406  15,95  20,85  1753  1755  -2  173,598  -2   57,973    9,800  NON VERIFICATO   1  131,469  135,317   42,540   46,388  ║ 
║                                                                                   2  173,362  173,598   57,737   57,973  ║ 
║407  15,95  20,85  1584  1586  -2  173,596  -2   57,972    9,800  NON VERIFICATO   1  132,612  136,530   42,898   46,816  ║ 
║                                                                                   2  173,363  173,596   57,739   57,972  ║ 
║408  15,95  20,85  1585  1587  -2  173,595  -2   57,972    9,800  NON VERIFICATO   1  133,419  137,385   43,151   47,117  ║ 
║                                                                                   2  173,363  173,595   57,741   57,972  ║ 
║409  15,95  20,85  1756  1757  -2  173,791  -2   57,987    9,800  NON VERIFICATO   1  132,843  136,777   42,970   46,904  ║ 
║                                                                                   2  173,711  173,791   57,907   57,987  ║ 
║409  20,85  24,00  1757  1855   2  108,543   2   37,101    6,300  NON VERIFICATO   1   82,331   83,221   27,180   28,069  ║ 
║                                                                                   2  108,543  105,793   37,101   34,352  ║ 
║410  15,95  20,85  1728  1730  -2  173,159  -2   57,941    9,800  NON VERIFICATO   1  128,561  132,234   41,629   45,302  ║ 
║                                                                                   2  172,572  173,159   57,354   57,941  ║ 
║411  15,95  20,85  1581  1583  -2  173,604  -2   57,974    9,800  NON VERIFICATO   1  127,567  131,180   41,318   44,931  ║ 
║                                                                                   2  173,361  173,604   57,731   57,974  ║ 
║412  15,95  20,85  1592  1593   2  175,906   2   58,950    9,800  NON VERIFICATO   1  127,411  131,072   41,251   44,912  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,034   58,950   58,079  ║ 
║413  15,95  20,85  1811  1813   2  176,695   2   59,329    9,800  NON VERIFICATO   1  128,310  132,060   41,522   45,272  ║ 
║                                                                                   2  176,695  175,477   59,329   58,112  ║ 
║414  15,95  20,85  1795  1797   2  175,906   2   58,952    9,800  NON VERIFICATO   1  128,455  132,179   41,578   45,302  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,032   58,952   58,079  ║ 
║415  15,95  20,85  1775  1777   2  175,906   2   58,954    9,800  NON VERIFICATO   1  129,600  133,392   41,937   45,729  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,030   58,954   58,079  ║ 
║416  15,95  20,85  1776  1778   2  175,906   2   58,956    9,800  NON VERIFICATO   1  131,284  135,176   42,465   46,357  ║ 
║                                                                                   2  175,906  175,028   58,956   58,078  ║ 
║417  15,95  20,85  1588  1590   2  175,907   2   58,958    9,800  NON VERIFICATO   1  132,429  136,390   42,823   46,785  ║ 
║                                                                                   2  175,907  175,026   58,958   58,078  ║ 
║418  15,95  20,85  1779  1780   2  175,568   2   58,797    9,800  NON VERIFICATO   1  132,738  136,706   42,924   46,892  ║ 
║                                                                                   2  175,568  174,835   58,797   58,064  ║ 
║418  20,85  24,00  1780  1856   2  114,092   2   40,418    6,300  NON VERIFICATO   1   82,019   83,317   27,117   28,405  ║ 
║                                                                                   2  114,092  106,940   40,418   33,268  ║ 
║419  15,95  20,85  1589  1591   2  175,907   2   58,960    9,800  NON VERIFICATO   1  133,270  137,282   43,087   47,099  ║ 
║                                                                                   2  175,907  175,025   58,960   58,078  ║ 
║420  20,85  24,00  1857  1858   2  105,616   2   35,352    6,300  NON VERIFICATO   1   82,675   83,701   27,218   28,243  ║ 
║                                                                                   2  105,616  105,188   35,352   34,924  ║ 
║421  20,85  24,00  1859  1860   2  107,391   2   36,413    6,300  NON VERIFICATO   1   82,452   83,366   27,195   28,108  ║ 
║                                                                                   2  107,391  105,555   36,413   34,577  ║ 
║422  20,85  24,00  1861  1862   2  105,637   2   35,423    6,300  NON VERIFICATO   1   86,935   91,048   27,611   31,723  ║ 
║                                                                                   2  105,637  105,172   35,423   34,958  ║ 
║423  20,85  24,00  1863  1864   2  106,525   2   35,952    6,300  NON VERIFICATO   1   86,823   90,878   27,599   31,653  ║ 
║                                                                                   2  106,525  105,355   35,952   34,785  ║ 
║424  20,85  24,00  1865  1866   2  107,412   2   36,482    6,300  NON VERIFICATO   1   86,722   90,740   27,588   31,603  ║ 
║                                                                                   2  107,412  105,539   36,482   34,611  ║ 
║425  20,85  24,00  1867  1868   2  108,563   2   37,169    6,300  NON VERIFICATO   1   86,607   90,606   27,574   31,568  ║ 
║                                                                                   2  108,563  105,777   37,169   34,387  ║ 
║431  20,85  24,00  1869  1870   2  117,107   2   42,269    6,300  NON VERIFICATO   1   86,330   91,246   27,482   32,346  ║ 
║                                                                                   2  117,107  107,545   42,269   32,720  ║ 
║433  20,85  24,00  1871  1872   2  116,220   2   41,739    6,300  NON VERIFICATO   1   86,311   91,046   27,490   32,181  ║ 
║                                                                                   2  116,220  107,361   41,739   32,893  ║ 
║434  20,85  24,00  1873  1874   2  115,332   2   41,209    6,300  NON VERIFICATO   1   86,304   90,877   27,499   32,036  ║ 
║                                                                                   2  115,332  107,177   41,209   33,066  ║ 
║435  20,85  24,00  1875  1876   2  114,111   2   40,480    6,300  NON VERIFICATO   1   86,312   90,695   27,511   31,867  ║ 
║                                                                                   2  114,111  106,925   40,480   33,304  ║ 
║442  20,85  24,00  1877  1878   2  117,088   2   42,209    6,300  NON VERIFICATO   1   82,039   83,917   27,087   28,941  ║ 
║                                                                                   2  117,088  107,560   42,209   32,683  ║ 
║443  20,85  24,00  1879  1880   2  116,200   2   41,679    6,300  NON VERIFICATO   1   82,019   83,700   27,096   28,757  ║ 
║                                                                                   2  116,200  107,377   41,679   32,856  ║ 
║444  20,85  24,00  1881  1882   2  115,312   2   41,148    6,300  NON VERIFICATO   1   82,011   83,516   27,104   28,594  ║ 
║                                                                                   2  115,312  107,193   41,148   33,030  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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                R E L A Z I O N E   D I   C A L C O L O 
               ───────────────────────────────────────── 
 
 
 
        Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano 
la verifica di un edificio realizzato in muratura portante in zona sismica. 
 
 
        - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
        La normativa cui viene fatto riferimento in fase di verifica è la 
seguente: 
 
        1) Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per 
           le zone sismiche (Legge 02/02/1974 n.64). 
 
        2) Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche (D.M. 16/01/1996 e 
           successiva circolare esplicativa n.65 del 10/04/1997). 
 
        3) Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
           edifici in muratura e per il loro consolidamento (D.M. 20/11/1987 
           e successiva circolare esplicativa n.30787 del 04/01/1989). 
 
        4) Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici 
           danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia 
           (D.M. 02/07/1981 e successive circolari esplicative n.21745 del 
           30/07/1981 e n.22120 del 12/12/1981). 
 
        5) Regione dell'Umbria - Direttive tecniche ed esemplificazioni delle 
           metodologie di interventi ai sensi dell'art.38 della L.R. n.34 del 
           01/07/1981: Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri 
           Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19/09/1979 e successivi. 
 
        6) Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti 
           dall'art.4 della Legge 61/98 (D.G.R. Umbria 5180/98 e D.G.R. Marche 
           2153/98) 
 
 
       - COMBINAZIONI DI CARICO 
 
        Gli edifici in muratura si considerano sollecitati da tre tipi 
fondamentali di carichi (condizioni di carico): 
 
        1) Pesi propri e sovraccarichi permanenti (PROP) 
        2) Sovraccarichi accidentali per abitazione (ABIT) 
        3) Sovraccarico accidentale per neve (NEVE) 
        4) Sforzi dovuti alla precompressione (PRECOM) 
 
        Ai fini delle verifiche sulla struttura, tali condizioni vengono 
combinate assieme in un certo numero di condizioni di carico. Per quanto 
riguarda la verifica statica eseguita con il metodo delle tensioni ammissibili, 
le combinazioni esaminate sono le seguenti: 
 
        1) PROP + PRECOM 
        2) PROP + ABIT + NEVE + PRECOM 
 
Per quanto riguarda invece la verifica statica eseguita con il metodo degli 
stati limite ultimi e il calcolo sismico a rottura, le combinazioni prese in 
esame sono le seguenti altre: 
 
        1) PROP + 0,9∙PRECOM 
        2) 1,4∙PROP + 0,9∙PRECOM 
        3) PROP + 1,5∙(ABIT + 0,7∙NEVE) + 0,9∙PRECOM 
        4) 1,4∙PROP + 1,5∙(ABIT + 0,7∙NEVE) + 0,9∙PRECOM 
        5) PROP + 1,5∙(0,7∙ABIT + NEVE) + 0,9∙PRECOM 
        6) 1,4∙PROP + 1,5∙(0,7∙ABIT + NEVE) + 0,9∙PRECOM 
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        7) PROP + 1,2∙PRECOM 
        8) 1,4∙PROP + 1,2∙PRECOM 
        9) PROP + 1,5∙(ABIT + 0,7∙NEVE) + 1,2∙PRECOM 
        10) 1,4∙PROP + 1,5∙(ABIT + 0,7∙NEVE) + 1,2∙PRECOM 
        11) PROP + 1,5∙(0,7∙ABIT + NEVE) + 1,2∙PRECOM 
        12) 1,4∙PROP + 1,5∙(0,7∙ABIT + NEVE) + 1,2∙PRECOM 
 
La verifica delle fondazioni si esegue sempre considerando la somma delle 
azioni, prese ciascuna con un coefficiente moltiplicativo pari ad 1. 
 
 
       - VERIFICA ESTESA STATICA 
 
        La verifica è stata effettuata per tutti i pannelli in muratura 
secondo procedura descritta a seguire, ripetuta per tutte le combinazioni di 
carico. 
 
 
a) Calcolo delle eccentricità. 
 
   - Eccentricità accidentale ea. 
 
        ea = h/200 
 
     dove con h si è indicata l'altezza interna netta del piano. 
 
   - Eccentricità dovuta all'azione del vento spirante ortogonalmente al piano 
     medio della parete. 
 
        ev = Mv/N 
 
        Mv = qh²/8     (momento in campata nel caso di muro vincolato in testa) 
 
     oppure 
 
        Mv = qh²/2     (momento al piede nel caso di muro libero in testa) 
 
     dove con Mv si è indicato il momento massimo unitario dovuto all'azione 
     del vento e con N il carico normale agente nella sezione di mezzeria 
     (nel caso di muro vincolato in testa) o di piede (nel caso di muro libero 
     in testa) della parete per la combinazione di carico considerata. 
 
   - Eccentricità strutturale trasversale in testa es. 
 
               N1∙d1 + N2∙d2 + N3∙d3 
        es = ───────────────────────── 
                   N1 + N2 + N3 
 
     essendo: 
 
     d1 = eccentricità dovuta al disassamento tra il piano medio del muro 
          sovrastante ed il piano medio del muro da verificare; 
     d2 = eccentricità della risultante della reazione dovuta al carico del 
          solaio; 
     d3 = eccentricità dei carichi di altro tipo; 
     N1 = carico trasmesso al muro dal muro sovrastante; 
     N2 = carico dovuto ai solai; 
     N3 = carichi di altro tipo. 
 
   - Eccentricità trasversale al piede dovuta ad azioni spingenti in testa. 
 
        esp = qo∙h/N 
 
     dove con qo si è indicato il carico orizzontale distribuito in testa e con 
     N il carico normale agente nella sezione di piede. 
 
   - Eccentricità teoriche di calcolo. 
 
        e1 = │es│ + │ea│ 
 
        e2 = e1/2 + │ev│ 
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        e3 = │es│ + │ev│ + │esp│ 
 
        eB 
 
     L'eccentricità ev va inserita nel calcolo di e2 ed annullata in e3 se il 
     muro è vincolato in testa, nel caso di muro libero l'eccentricità in 
     mezzeria è calcolata con il momento al piede diviso per 4. In ogni caso i 
     valori delle eccentricità teoriche di calcolo e1, e2 ed e3 non possono 
     essere inferiori ad ea e superiori a t/3. Nel primo caso si porranno pari 
     ad ea, nel secondo caso la verifica si ritiene non soddisfatta. 
     L'eccentricità eB invece è l'eccentricità longitudinale al piede, dovuta 
     eventuali a distribuzioni non uniformi del carico sul muro. Tale 
     eccentricità non può essere posta maggiore di 1,3∙L/3, essendo L la 
     lunghezza del muro; in caso contrario la verifica al piede si ritiene non 
     soddisfatta. 
 
 
b) Calcolo dei coefficienti di eccentricità. 
 
        Si calcolano i seguenti coefficienti: 
 
        m1 = 6∙e1/t 
 
        m2 = 6∙e2/t 
 
        m3 = 6∙e3/t 
 
        mB = 6∙eB/t 
 
 
c) Calcolo della snellezza della parete. 
 
        Lambda = (Ro∙h)/t 
 
 
d) Calcolo dei coefficienti di riduzione. 
 
   Il calcolo dei coefficienti Fi1, Fi2 Fi3 e FiB, in funzione di m1, m2, m3, 
   mB e Lambda, viene effettuato per doppia interpolazione con la seguente 
   tabella (il calcolo di FiB si effettua in corrispondenza di Lambda = 0). 
 
     ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
     │           │     Coefficiente di eccentricità  m = 6∙e/t     │ 
     │ snellezza ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ 
     │    h/t    │    0    │   0,5   │   1,0   │   1,5   │   2,0   │ 
     ├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 
     │     0     │  1,00   │  0,74   │  0,59   │  0,44   │  0,33   │ 
     │     5     │  0,97   │  0,71   │  0,55   │  0,39   │  0,27   │ 
     │    10     │  0,86   │  0,61   │  0,45   │  0,27   │  0,15   │ 
     │    15     │  0,69   │  0,48   │  0,32   │  0,17   │    -    │ 
     │    20     │  0,53   │  0,36   │  0,23   │    -    │    -    │ 
     └───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 
 
   In nessuna caso è ammessa l'estrapolazione di tale tabella. Per valori di 
   snellezza ed eccentricità al di fuori di quelli indicati, la verifica si 
   ritiene non soddisfatta. 
 
 
e) Verifica. 
 
   La verifica può essere effettuata utilizzando il metodo delle tensioni 
   ammissibili o, in alternativa, quello agli stati limite ultimi. 
   Con le tensioni ammissibili, le condizioni da verificare sono le seguenti: 
 
        σ = Nt/(Fi1∙A) ≤ σm     (sezione di testa) 
 
        σ = Nm/(Fi2∙A) ≤ σm     (sezione di mezzeria) 
 
        σ = Nb/(Fi3∙FiB∙A) ≤ σm     (sezione di piede) 
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   essendo: 
 
   Nt = carico totale verticale agente nella sezione di testa; 
   Nm = carico totale verticale agente nella sezione di mezzeria; 
   Nb = carico totale verticale agente nella sezione di base; 
   A = area della sezione del muro; 
   σm = Fk/5 (tensione massima ammissibile); 
   Fk = resistenza caratteristica della muratura. 
 
   Con il metodo degli stali limite ultimi invece analogamente si ha: 
 
        σ = Ndt/(Fi1∙A) ≤ fd    (sezione di testa) 
 
        σ = Ndm/(Fi2∙A) ≤ fd    (sezione di mezzeria) 
 
        σ = Ndb/(Fi3∙FiB∙A) ≤ fd    (sezione di piede) 
 
   essendo: 
 
   Ndt = carico totale verticale agente nella sezione di testa; 
   Ndm = carico totale verticale agente nella sezione di mezzeria; 
   Ndb = carico totale verticale agente nella sezione di base; 
   fd = resistenza di calcolo. 
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       - VERIFICA SISMICA GLOBALE A ROTTURA 
 
        Questa parte di algoritmo è utilizzata per edifici costituiti da 
impalcati rigidi in cui le forze orizzontali vengono equilibrate da setti 
murari chiamati maschi, ben ammorsati ai solai e con architravi rigide. Il 
maschio viene schematizzato come un elemento lineare deformabile sia a 
flessione che a taglio con rotazione impedita agli estremi (vincolo a 
bipendolo); si trascura la rigidezza fuori piano. La legge costitutiva dei 
maschi è di tipo a bilatera a duttilità limitata, in formule : 
 
        T =  Ko∙u     se        0 < │u│ < ue    fase elastica lineare 
 
        T =  Tu       se       ue < │u│ < uu    fase plastica 
 
        T =  0        se       uu < │u│         collasso limite ultimo 
 
essendo: 
 
T = taglio agente sul setto; 
Tu = taglio massimo del setto (resistenza ultima del setto); 
Ko = rigidezza elastica del setto all'origine; 
│x│ = valore assoluto di x; 
u = spostamento del setto; 
ue = spostamento al limite elastico del setto, ovvero ue = Tu/K; 
d = duttilità del setto (in genere da 1.5 a 2); 
uu = spostamento al limite ultimo del setto, ovvero uu = d∙ue. 
 
        Per il calcolo della rigidezza Ko si utilizza la formula della trave 
impedita di ruotare agli estremi, deformabile anche a taglio: 
 
               G∙A                  1 
        Ko = ─────── ∙ ───────────────────────────── 
              1.2∙h           1      G    ┌  h  ┐^2 
                        1 + ───── ∙ ─── ∙ │ ─── │ 
                             1.2     E    └  b  ┘ 
 
essendo: 
 
A = area della sezione del pannello; 
G = modulo elastico tangenziale; 
E = modulo elastico longitudinale; 
h = altezza pannello; 
b = larghezza pannello; 
(il simbolo ^ indica l'elevazione a potenza). 
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        Nel caso il piede del pannello, maschio murario, sia di fondazione, 
allora la rigidezza  viene ridotta tenendo conto della rotazione alla base 
della fondazione, in funzione della costante di winkler del terreno e della 
larghezza della fondazione, trasformando l'incastro in una cerniera elastica. 
 
        Per il calcolo della resistenza del maschio Tu, nel caso di edificio 
esistente, in ottemperanza al D.M. 02/07/1981, si utilizza la formula di 
Turnsek - Cacovic, così come nel metodo P.O.R., ipotizzando una rottura del 
maschio a 'Taglio' con formazione di fessure diagonali: 
 
        Tu1 = A∙tu 
 
                ┌      so + sy + sx     (so + sy)∙sx  ┐^0.5 
        tu = tk∙│ 1 + ────────────── + ────────────── │ 
                └         1.5∙tk          2.25∙tk^2   ┘ 
 
Similmente, nel caso di edifici di nuova costruzione, si utilizza invece per 
il calcolo di tu la seguente formula, ricavata secondo il D.M. 20/11/1987: 
 
        tu = tk / 3 + 0.4 * so 
 
essendo: 
 
tk = resistenza tangenziale caratteristica della muratura (taglio puro); 
so = tensione verticale dovuto ai carichi agenti sul pannello nella 
     combinazione di carico esaminata; 
sy = tensione verticale per precompressione; 
sx = tensione orizzontale per precompressione. 
 
        Questo valore della resistenza a taglio così calcolato non tiene 
conto di collassi dovuti allo schiacciamento della base del setto o della 
fondazione o peggio di un ribaltamento. Questi modi di collasso sono per 
rapporti (h / b) > 2, più penalizzanti di quelli previsti dal metodo P.O.R. e 
dalla precedente formula, per cui il non tenerne conto porta ad una sovrastima 
della resistenza della struttura. 
 
        Per calcolare il taglio ultimo del pannello per un meccanismo di 
collasso di tipo flessionale, si ipotizza un diagramma a farfalla emisimmetrico 
del momento flettente, sul pannello per cui, a rottura, per l'equilibrio 
avremo: 
 
        Mu = momento flettente ultimo 
 
              2∙Mu 
        Tu = ────── 
               h 
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        Il calcolo di Mu dipende dal tipo di sezione della muratura. Per un 
setto in calcestruzzo armato utilizzeremo i legami parabola rettangolo per il 
calcestruzzo e bilatero per l'acciaio e quindi troveremo le classiche curve di 
interazione N - M, dove in questo caso N è lo sforzo normale agente sul setto 
per i carichi verticali e quindi Mu è il valore ultimo corrispondente. Per i 
setti in muratura utilizziamo un legame a compressione di tipo elasto-plastico 
non resistente a trazione per cui: 
 
                  b    ┌      2∙eo     so  ┐ 
        Mu = N ∙ ─── ∙ │ 1 - ────── - ──── │ ;   con   0 < so < sk 
                  2    └       b       sk  ┘ 
 
essendo: 
 
N = sforzo normale agente sul setto; 
eo = eventuale eccentricità longitudinale del carico verticale 
so = tensione normale verticale agente sul setto; 
sk = resistenza di calcolo a compressione della muratura moltiplicata per 0,85. 
 
E' evidente che se sk >> so ed eo = 0, il momento ultimo è il momento 
ribaltante: 
 
        Mu = N∙0.5∙b 
 
                   b    ┌      2∙eo     so  ┐ 
        Tu2 = N ∙ ─── ∙ │ 1 - ────── - ──── │ 
                   h    └       b       sk  ┘ 
 
        Analogamente la rottura della fondazione verrà calcolata andando a 
utilizzare, al posto della resistenza della muratura, quella del terreno 
moltiplicata per il rapporto di allargamento della fondazione: 
 
                    tf 
        stt = st ∙ ──── 
                    t 
 
                   b    ┌      2∙eo     so   ┐ 
        Tu3 = N ∙ ─── ∙ │ 1 - ────── - ───── │ 
                   h    └       b       stt  ┘ 
 
essendo: 
 
st = tensione di calcolo del terreno moltiplicata per 0,85; 
tf = larghezza della fondazione; 
t = spessore del setto. 
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        A questo punto la resistenza ultima del maschio murario ovvero del 
sistema maschio murario-fondazione sarà il minimo taglio resistente associato 
ai 3 meccanismi di collasso analizzati: 
 
        Tu = min(Tu1, Tu2, Tu3) 
 
        In questo modo ci saremo garantiti non solo dal collasso a 'Taglio' 
alla P.O.R. ma anche da eventuali rotture al piede per flessione o ribaltamento 
dei singoli maschi. 
 
        Una volta calcolati i legami caratteristici di ogni setto della 
struttura, si scrivono le equazioni di equilibrio per ogni impalcato ottenendo 
un sistema non lineare che verrà risolto con il metodo della rigidezza secante 
secondo la successione convergente di problemi lineari: 
 
        Ui+1 = inv(K(Ui)) x (Fo x Γ) 
 
essendo: 
 
Ui = spostamenti al passo i-esimo; 
Ui+1 = spostamenti al passo i+1-esimo; 
Inv(K(Ui)) = matrice di flessibilità secante; 
Fo = forze sismiche agenti di calcolo; 
Γ = moltiplicatore delle forze sismiche. 
 
        E' ovvio che per l'ipotesi di impalcato rigido gli spostamenti 
incogniti risultano 3 per piano, ed esattamente due traslazioni nel piano 
dell'impalcato ed una rotazione di asse vettore ortogonale al piano. 
 
        La soluzione del problema non lineare permette di calcolare tre 
soluzioni notevoli: limite elastico, limite di fessurazione, limite ultimo. A 
tali soluzioni sono associati i moltiplicatori corrispondenti Γe, Γf, Γu: 
 
        Limite elastico : soluzione per cui un solo maschio ha raggiunto il 
                          limite elastico. E' il valore limite per cui la 
                          struttura ha ancora un comportamento elastico. 
 
        Limite di fessurazione : soluzione per cui un solo maschio ha raggiunto 
                                 uno spostamento pari a 1.2 x ue. E' un valore 
                                 convenzionale per cui la struttura ha ancora 
                                 buone capacità di resistenza ma si trova già 
                                 in campo fessurato non lineare. 
 
        Limite ultimo : soluzione per cui un solo maschio ha raggiunto lo stato 
                        limite ultimo con spostamenti uu = d x ue, dove "d" è 
                        la duttilità ed "ue" il limite elastico. E' il valore 
                        limite per cui la struttura ha dato fondo alla propria 
                        resistenza ed un maschio murario è collassato. 
 
        Il calcolo dei moltiplicatori viene ripetuto per tutte le direzioni 
di sisma definite dall'utente e per tutte le combinazioni di carico, e vengono 
poi riassunti sinteticamente, in fase di stampa ed in fase di post-processo 
grafico, mediante dei diagrammi polari così definiti: 
 
        Γ(Θ);    0 ≥ Θ ≤ 360 
 
essendo: 
 
Γ = moltiplicatore delle forze sismiche; 
Θ = angolo di ingresso del sisma. 
 
        Tali diagrammi individuano le direzioni di minima e massima resistenza 
dell'edificio, e risultano del massimo interesse in fase di analisi degli 
interventi di consolidamento. 
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       - VERIFICA A ROTTURA PER SISMA ORTOGONALE 
 
        Viene svolta la verifica per ciascun muro per le azioni della 
pressione ortogonale al muro stesso dovuta al sisma per suo il peso proprio e, 
nel caso di muri non vincolati in testa, per i carichi verticali agenti in 
testa. Il momento massimo si calcola in maniera analoga a quello dovuto al 
vento: 
 
        M = qh²/8     (momento in campata nel caso di muro vincolato in testa) 
 
     oppure 
 
        M = qh²/2     (momento al piede nel caso di muro libero in testa) 
 
La pressione q è data dal peso specifico del muro moltiplicato per lo spessore 
e per i coefficienti sismici utilizzati per il calcolo delle forze di piano, 
non considerando però il coefficiente di fondazione e il coefficiente di 
protezione sismica. L'altezza h è conteggiata al netto dello spessore dei 
solai nel caso di impalcati rigidi. 
 
        Al momento così calcolato viene aggiunto quello dovuto all'eccentricità 
dei carichi verticali statici agenti in testa al muro, supposto stabilizzante, 
nonché, per muri non vincolati in testa, l'effetto di azioni spingenti depurato 
dell'aliquota efficacemente assorbita da tiranti. 
 
        La verifica a taglio va effettuata nella sezione di testa, in quanto 
risulta la più gravosa (nella sezione di piede il peso proprio del muro ha un 
sicuro effetto migliorativo, ciò anche nel caso di muro libero, in cui ci 
sarebbe un incremento della sollecitazione). Il taglio va calcolato come segue. 
 
        T = qh/2     (taglio agli estremi nel caso di muro vincolato in testa) 
 
     oppure 
 
        T = c.sis∙P  (taglio al piede nel caso di muro libero in testa) 
 
Essendo c.sis il coefficiente sismico già definito per il calcolo di q, e P il 
carico verticale statico agente in testa al muro. 
 
        La verifica a flessione è svolta sempre nell'ipotesi di sezione allo 
stato di rottura, con criteri perfettamente analoghi a quanto descritto circa 
la verifica sismica globale. Precisamente la verifica è svolta confrontando la 
coppia di sollecitazioni M e N di esercizio con quelle che garantiscono 
l'equilibrio nella situazione limite a rottura, con sezione parzializzata e 
sigma di compressione uniforme nel tratto reagente. La verifica a taglio è 
svolta semplicemente confrontando la tensione tangenziale media della sezione 
di taglio massimo con quella limite, anch'essa definita relativamente alla 
verifica globale. Entrambe le verifiche vengono ripetute per tutte le 
combinazioni di carico. 
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       - VERIFICA A ROTTURA PER SISMA PARALLELO 
 
        Per tutti i muri non collegati efficacemente in testa ad un impalcato 
rigido, che quindi non intervengono nella verifica globale, viene svolta la 
verifica singola per le azioni parallele al muro stesso, dovute al sisma per 
suo il peso proprio e per i carichi verticali statici agenti in testa. Le 
sollecitazioni di esercizio si calcolano in maniera analoga a quanto già visto 
relativamente al sisma ortogonale per muri non collegati, con l'unica 
differenza di sostituire la lunghezza con lo spessore e il carico complessivo a 
quello per metro lineare. I coefficienti sismici in questo caso si conteggiano 
per intero. 
 
        Al momento così calcolato viene aggiunto quello dovuto all'eccentricità 
dei carichi verticali statici agenti in testa al muro, supposto peggiorativo. 
La sezione resistente di base poi, ai fini della verifica a flessione, può 
risultare ridotta per la parzializzazione dovuta a carichi spingenti in 
testa non assorbiti da opportuni tiranti. 
 
        L'operazione viene effettuata anche in fondazione, con criteri 
anch'essi analoghi a quanto già descritto relativamente alla verifica globale. 
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       - VERIFICA AL RIBALTAMENTO 
 
        Tutti i muri vengono verificati al ribaltamento rigido. Tale verifica 
consiste nel riuscire a ottenere un coefficiente di sicurezza pari o superiore 
a 1. Il coefficiente di sicurezza al ribaltamento è dato dal rapporto tra 
la somma di tutti i momenti stabilizzanti e la somma di quelli ribaltanti. I 
momenti stabilizzanti sono quelli dovuti a: 
 
- peso proprio, con eccentricità pari alla metà dello spessore del muro; 
- carico in testa, con l'eccentricità che si deduce dalle verifiche statiche, 
  che si considera nel senso piu vantaggioso; 
- azione dei placcaggi orizzontali applicati in testa; 
- effetto dell'attrito tra l'impalcato rigido, ove presente, e la testa del 
  muro. 
 
I momenti ribaltanti invece sono dovuti a: 
 
- sisma applicato al peso proprio, con braccio pari alla metà dell'altezza del 
  muro; 
- sisma applicato al carico in testa, con braccio pari all'intera altezza del 
  muro; 
- azioni di coperture spingenti applicate in testa. 
 
Tutte queste azioni agiscono su ciascun muro, ma per ciascun piano va fatto 
l'equilibrio al ribaltamento non del solo muro appartenente al piano, ma di una 
intera striscia comprendente tutti i muri soprastanti con tutte le forze 
relative, come unico corpo rigido che può ruotare rispetto all'asse esterno 
alla base del muro più in basso. 
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       - CALCOLO DELLE PRESSIONI IN FONDAZIONI 
 
        La verifica della pressione del terreno viene eseguita come segue. Il 
carico gravante sulla fondazione è quello agente sulla sezione di piede del 
muro, ottenuto semplicemente sommando le diverse condizioni di carico e 
aumentato del peso della fondazione stessa. Tale carico può avere una 
eccentricità longitudinale statica, come già descritto per la verifica a 
compressione della sezione al piede. Oltre a ciò si aggiunge, in condizioni 
sismiche, un momento dovuto al taglio sismico che compete al muro agente in 
testa, moltiplicato per l'altezza complessiva del muro (comprensiva dello 
spessore della fondazione). 
 
        L'impronta della fondazione è di forma rettangolare, ed ha la larghezza 
assegnata e una lunghezza pari alla lunghezza netta del maschio murario, 
incrementata alle due estremità di una quantità pari allo spessore del cordolo 
di fondazione più l'altezza dell'eventuale sottofinestra. Ciò è giustificato 
dall'ipotesi che gli sforzi di compressione verticale provenienti dal maschio 
murario di calcolo possano propagarsi verso il basso allargandosi di un angolo 
di 45°. Del resto considerare la fondazione lunga quanto il muro sarebbe stato 
riduttivo, perché in realtà essa prosegue ininterrotta anche al di sotto delle 
aperture. 
 
        Da tale posizione di carichi e geometria, la sigma massima agente sul 
terreno si calcola nell'ipotesi che la singola trave di fondazione sia 
perfettamente rigida (ipotesi giustificata dalla presenza continua del muro), 
sollecitata da una forza concentrata applicata in un punto appartenente 
all'asse longitudinale, con conseguente parzializzazione della sezione reagente 
nel caso che l'eccentricità longitudinale sia superiore ad 1/6 della lunghezza 
complessiva della fondazione. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA GEOMETRIA 
                   ───────────────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa dello schema di calcolo dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano di riferimento, in ordine crescente dal 
                    basso verso l'alto. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Xin       : Ascissa del punto iniziale dell'asse del setto. 
        Yin       : Ordinata del punto iniziale dell'asse del setto. 
        Xfin      : Ascissa del punto finale dell'asse del setto. 
        Yfin      : Ordinata del punto finale dell'asse del setto. 
        Spess     : Spessore del setto. 
        Lung      : Lunghezza del setto. 
        Lfond     : Larghezza della fondazione del setto, se presente. 
        H muro    : Altezza del setto al netto dello spessore dei solai. 
        Hnet      : Altezza netta deformabile del setto. 
        Hsup      : Altezza del tratto superiore non deformabile. 
        Hinf      : Altezza del tratto inferiore non deformabile. 
        Mat       : Numero del materiale di cui è costituito il setto. 
        Ro        : Fattore laterale di vincolo. 
        Fl. est   : 1 = muro esterno; 0 = muro interno. 
        Pian rig  : Numero del piano a comportamento rigido cui il muro è 
                    saldamente collegato. Lo "0" sta a indicare che il muro non 
                    è collegato in testa a nessun impalcato rigido. 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA CARICHI 
                   ─────────────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa dei carichi applicati allo schema di calcolo dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Cond.caric: Tipo della condizione di carico: 
                    perm : pesi propri e sovraccarichi permanenti; 
                    abit : sovraccarichi accidentali per abitazione; 
                    neve : sovraccarico accidentale per neve. 
        Qmuro     : Carico agente in testa trasferito dal muro sovrastante. 
        E mur     : Eccentricità trasversale del carico dovuto al muro 
                    sovrastante. 
        Qsolai    : Carico agente in testa dovuto a solai e ballatoi. 
        E sol     : Eccentricità trasversale del carico dovuto ai solai e 
                    ballatoi. 
        Qaltri    : Carichi agenti in testa di altro tipo. 
        E alt     : Eccentricità trasversale dei carichi di altro tipo. 
        Qpiede    : Carico complessivo agente al piede. 
        E pie     : Eccentricità longitudinale del carico al piede. 
        Qorizz    : Carico orizzontale agente in testa al muro per l'azione di 
                    coperture spingenti, positivo se diretto verso sinistra 
                    ortogonalmente all'asse nodo iniziale-nodo finale. 
        Atir      : Area di tiranti orizzontali disposti in testa al muro 
                    al fine di contrastare il ribaltamento. 
        Press.    : Pressione orizzontale media distribuita dovuta al vento o 
                    alla spinta di un terrapieno. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 FORZE SISMICHE E BARICENTRI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa delle forze statiche equivalenti al sisma: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Quota     : Quota del piano sismico di riferimento. 
        Xg        : Ascissa del baricentro delle masse. 
        Yg        : Ordinata del baricentro delle masse. 
        Peso      : Peso sismico complessivo dell'impalcato. 
        Ex        : Eccentricità imposta in direzione X al punto di 
                    applicazione della forza sismica rispetto al baricentro 
                    delle masse. 
        Ey        : Eccentricità imposta in direzione Y al punto di 
                    applicazione della forza sismica rispetto al baricentro 
                    delle masse. 
        Forza     : Forza sismica associata al piano. 
        Tagliante : Tagliante sismico associato al piano. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica sismica globale dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Sisma     : Angolo di ingresso del sisma. 
        Comb      : Numero della combinazione di carico. Se le fondazioni 
                    sono presenti e ne e' stato richiesto il calcolo a 
                    rottura, in coda alle combinazioni e contraddistinta 
                    con il simbolo convenzionale 'FON', viene riportata 
                    la verifica dell' intera struttura e delle fondazioni 
                    calcolate con beta2=1, come previsto dalle norme al 
                    punto C.9.5.3. 
        Stato 
        limite    : Tipo di stato limite cui riferire i dati successivi. 
        Moltip 
        lambda    : Moltiplicatore dell'azione sismica per pervenire allo stato 
                    limite preindicato. 
        Forza     : Forza sismica da applicare al piano come tagliante (somma 
                    della forza sismica di piano e di quelle di tutti i piani 
                    sovrastanti) per pervenire allo stato limite. 
        Spost. X  : Spostamento del baricentro dell'impalcato di piano in 
                    direzione X all'atto del raggiungimento dello stato limite. 
        Spost. Y  : Spostamento del baricentro dell'impalcato di piano in 
                    direzione Y all'atto del raggiungimento dello stato limite. 
        Rotaz.    : Rotazione dell'impalcato di piano all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite. 
        Xr        : Ascissa del baricentro delle rigidezze del piano all'atto 
                    del raggiungimento dello stato limite. 
        Yr        : Ordinata del baricentro delle rigidezze del piano all'atto 
                    del raggiungimento dello stato limite. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica statica estesa a flessione, in testa e in mezzeria dei 
setti dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Comb tes  : Combinazione di carico più gravosa per la verifica in 
                    testa. 
        Comb med  : Combinazione di carico più gravosa per la verifica in 
                    mezzeria. 
        ecc A     : Eccentricità accidentale. 
        ecc V     : Eccentricità dovuta all'azione del vento o alla spinta di 
                    un terrapieno. 
        ecc S     : Eccentricità strutturale. 
        ecc 1     : Eccentricità teorica di calcolo e1. 
        ecc 2     : Eccentricità teorica di calcolo e2. 
        M1        : Coefficiente di eccentricità relativo ad e1. 
        M2        : Coefficiente di eccentricità relativo ad e2. 
        Lambda    : Snellezza della parete (Ro x altezza / spessore). 
        FI.1      : Coefficiente di riduzione φ1. 
        FI.2      : Coefficiente di riduzione φ2. 
        Qtes      : Carico di verifica sulla sezione di testa. 
        Qmed      : Carico di verifica sulla sezione di mezzeria. 
        σ tes     : Tensione normale di calcolo nella sezione di testa. 
        σ med     : Tensione normale di calcolo nella sezione di mezzeria. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica statica estesa a presso-flessione, al piede dei setti 
dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Comb      : Combinazione di carico più gravosa per la verifica al 
                    piede. 
        ecc sp    : Eccentricità trasversale al piede dovuta ad azioni 
                    spingenti in testa. 
        ecc 3     : Eccentricità trasversale di calcolo al piede. 
        ecc B     : Eccentricità longitudinale al piede. 
        M3        : Coefficiente di eccentricita' relativo ad e3. 
        MB        : Coefficiente di eccentricita' relativo ad eB. 
        FI.3      : Coefficiente di riduzione φ3. 
        FI.B      : Coefficiente di riduzione φB. 
        Qpie      : Carico di verifica sulla sezione al piede. 
        σ pie     : Tensione normale di calcolo nella sezione al piede. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa dello grandezze utilizzate per la verifica sismica dei setti: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Comb      : Combinazione di carico. 
        σver      : Tensione normale verticale agente sul setto, comprensiva 
                    dell'eventuale sforzo di precompressione. 
        σor       : Tensione normale orizzontale agente sul setto, dovuta ad un 
                    eventuale sforzo di precompressione. 
        K         : Rigidezza del setto alla traslazione in direzione del 
                    proprio asse, con sezioni di estremità impedite di 
                    ruotare. 
        T tag     : Taglio  ultimo da applicare in testa al setto per ottenere 
                    la crisi per taglio. 
        T fle     : Taglio  ultimo da applicare in testa al setto per ottenere 
                    la crisi per flessione. 
        T fon     : Taglio  ultimo da applicare in testa al setto per ottenere 
                    la crisi per cedimento della fondazione (se presente). 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica sismica dei setti dell'edificio: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Sisma     : Numero del sisma di riferimento. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Comb      : Combinazione di carico. 
        Sp ela    : Spostamento della sezione di testa del setto, in direzione 
                    dell'asse del setto, all'atto del raggiungimento dello 
                    stato limite elastico del piano. 
        T ela     : Taglio complessivo applicato alla sezione di testa del 
                    setto, in direzione dell'asse del setto, all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite elastico del piano. 
        R.dutt 
        elast     : Rapporto di duttilità attinto dal setto all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite elastico del piano 
                    (rapporto tra lo spostamento raggiunto al limite elastico 
                    del piano e quello che porterebbe al limite elastico del 
                    setto). 
        Sp fes    : Spostamento della sezione di testa del setto, in direzione 
                    dell'asse del setto, all'atto del raggiungimento dello 
                    stato limite di fessurazione del piano. 
        T fes     : Taglio complessivo applicato alla sezione di testa del 
                    setto, in direzione dell'asse del setto, all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite di fessurazione del 
                    piano. 
        R.dutt 
        fessur    : Rapporto di duttilità attinto dal setto all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite di fessurazione del piano 
                    (rapporto tra lo spostamento raggiunto al limite di 
                    fessurazione del piano e quello che porterebbe alla 
                    fessurazione del setto). 
        Sp rot    : Spostamento della sezione di testa del setto, in direzione 
                    dell'asse del setto, all'atto del raggiungimento dello 
                    stato limite di rottura del piano. 
        T rot     : Taglio complessivo applicato alla sezione di testa del 
                    setto, in direzione dell'asse del setto, all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite di rottura del piano. 
        R.dutt 
        rottur    : Rapporto di duttilità attinto dal setto all'atto del 
                    raggiungimento dello stato limite di rottura del piano 
                    (rapporto tra lo spostamento raggiunto al limite di 
                    rottura del piano e quello che porterebbe alla rottura del 
                    setto). 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica dei singoli muri alla pressione orizzontale 
distribuita dovuta all'azione del sisma: 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Q oriz    : Pressione orizzontale dovuta al sisma e al peso proprio del 
                    muro. 
        Comb fles : Numero della combinazione di carico più gravosa ai fini 
                    della verifica a flessione. 
        M         : Momento massimo nella sezione orizzontale del muro, dovuto 
                    alla pressione del sisma (in mezzeria per muro vincolato 
                    in testa; al piede per muro libero in testa). 
        N         : Sforzo normale presente nella sezione di momento massimo. 
        M ult     : Momento di rottura associato all'eccentricita di esercizio. 
        N ult     : Sforzo normale di rottura associato all'eccentricita di 
                    esercizio. 
        Comb tagl : Numero della combinazione di carico più gravosa ai fini 
                    della verifica a taglio in testa. 
        T         : Taglio massimo nella sezione del muro dovuto alla pressione 
                    del sisma (sezione di testa). 
        N tes     : Sforzo normale presente nella sezione di testa. 
        τ         : Tensione tangenziale media relativa alla sezione di testa. 
        τmax      : Tensione tangenziale massima consentita nel materiale in 
                    corrispondenza della sezione di testa (funzione dello 
                    sforzo normale). 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
 
 
                    SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA 
                   ──────────────────────────────────── 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica dei singoli muri all'azione sismica orizzontale 
parallela agente su muri non collegati in testa a un piano rigido. 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Muro      : Numero del maschio murario. 
        Comb fles : Numero della combinazione di carico più gravosa ai fini 
                    della verifica a flessione al piede. 
        M         : Momento massimo (al piede) nella sezione orizzontale del 
                    muro. 
        N med     : Sforzo normale presente nella sezione al piede. 
        M ult     : Momento di rottura associato all'eccentricita di esercizio. 
        N ult     : Sforzo normale di rottura associato all'eccentricita di 
                    esercizio. 
        Comb tagl : Numero della combinazione di carico più gravosa ai fini 
                    della verifica a taglio in testa. 
        T         : Taglio massimo nella sezione del muro dovuto alla pressione 
                    del sisma (sezione di testa). 
        N tes     : Sforzo normale presente nella sezione di testa. 
        τ         : Tensione tangenziale media relativa alla sezione di testa. 
        τmax      : Tensione tangenziale massima consentita nel materiale in 
                    corrispondenza della sezione di testa (funzione dello 
                    sforzo normale). 
 
 
        Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella 
di stampa della verifica in fondazione dei singoli muri sollecitati da 
un'azione sismica orizzontale parallela, agente su muri non collegati in testa 
a un piano rigido. 
 
        Piano     : Numero del piano. 
        Setto     : Numero del setto murario. 
        Comb fond : Numero della combinazione di carico più gravosa ai fini 
                    della verifica in fondazione. 
        M fon     : Momento massimo agente in senso longitudinale a livello 
                    della superficie di appoggio. 
        N fon     : Sforzo normale presente nella sezione di appoggio. 
        M ult     : Momento di rottura associato all'eccentricita di esercizio. 
        N ult     : Sforzo normale di rottura associato all'eccentricita di 
                    esercizio. 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO MURATURE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   2        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   7920  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1320  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   3        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 25  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   5240  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    880  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   4        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1700  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  2  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):  11880  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1980  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   5        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1700  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  2  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):  11880  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1980  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   6        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²):  5  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  0  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):    660  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    220  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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ARCHIVIO MURATURE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   7        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 20  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   4620  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    770  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   8        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 15  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  0  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   2640  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    440  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O   9        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²):  5  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  0  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   1716  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    286  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  10        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 20  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   6006  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1001  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  11        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 15  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   3432  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):    572  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO MURATURE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  12        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1800  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 25  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   6600  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1100  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  13        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M1   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 50  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  2  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):  13200  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   2200  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  14        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1800  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M1   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 50  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  2  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):  15840  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   2640  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  15        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 50  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  2  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):  11800  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1980  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  16        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   7260  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1210  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
ARCHIVIO MURATURE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║    C A R A T T E R I S T I C H E   C O M P O N E N T E   T I P O  17        ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Lunghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco dir. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Larghezza del blocco       (cm):  0  ║ Fbk blocco ort. fori  (Kg/cm²) :  0  ║ 
║ Altezza del blocco         (cm):  0  ║ Peso specifico muro    (Kg/mc):1900  ║ 
║ Verso della foratura  :Blocco pieno  ║ Tipo di malta                  :M2   ║ 
║ Percentuale foratura        (%):  0  ║ Fk a compress. muro    (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Materiale del blocco  :Laterizio     ║ Fk a taglio muro       (Kg/cm²):  1  ║ 
║ Area foro non di presa    (cm²):  0  ║ Modulo E muratura  (Kg/cm²):   7260  ║ 
║ Area foro di presa        (cm²):  0  ║ Modulo G muratura  (Kg/cm²):   1210  ║ 
║ Spessore cartelle interne  (cm):0,0  ║ Tipo di elementi adoperati:          ║ 
║ Spessore cartelle esterne  (cm):0,0  ║ NON DA PARAMENTO                     ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ARCHIVIO MATERIALI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   1        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Calcestruzzo Armato                                           ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 1    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²):110  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 85  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm):20    ║ TauK                (Kg/cm²):  5,33  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm):20    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 2500   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm):20    ║ Modulo E            (Kg/cm²):284605  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm):20    ║ Modulo G            (Kg/cm²):118585  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):16    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 4    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   2        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Mattoni pieni malta bastarda                                  ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 2    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 30  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 18  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,20  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  7920  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1320  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ARCHIVIO MATERIALI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   3        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Blocchi modulari 29x19x19                                     ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 3    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 25  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 15  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,80  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  5240  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   880  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   4        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Blocchi in argilla espansa                                    ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 4    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 30  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 18  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,80  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1700   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²): 11880  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1980  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   5        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Blocchi in cls alleggerito                                    ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 5    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 30  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 18  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,80  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1700   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²): 11880  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1980  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   6        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Pietrame in cattive condiz.                                   ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 6    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²):  5  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²):  3  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,20  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):   660  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   220  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ARCHIVIO MATERIALI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   7        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Pietrame ben organizzato                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 7    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 20  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 12  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,70  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  4620  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   770  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   8        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Muratura a sacco                                              ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 8    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 15  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²):  9  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,40  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  2640  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   440  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O   9        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Listata in cattive condiz.                                    ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            : 9    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²):  5  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²):  3  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,26  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  1716  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   286  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  10        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Listata ben organizzata                                       ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :10    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 20  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 12  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,91  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  6006  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1001  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ARCHIVIO MATERIALI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  11        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Listata a sacco buone cond.                                   ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :11    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 15  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²):  9  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  0,52  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  3432  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):   572  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  12        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Blocchi di tufo                                               ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :12    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :1,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 25  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 15  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,00  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1800   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  6600  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1100  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  13        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Mattoni pieni nuovi                                           ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :13    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,00  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 50  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  2,00  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²): 13200  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  2200  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  14        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Mattoni forati nuovi                                          ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :14    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,00  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 50  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  2,40  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1800   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²): 15840  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  2640  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
 
 
 
                                     



 

89 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 ARCHIVIO MATERIALI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  15        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Consolidata con cls e rete                                    ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :15    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,00  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,05  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,05  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm): 6    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 50  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm): 6    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 30  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm):20    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,80  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm):20    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1960   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm):20    ║ Modulo E            (Kg/cm²): 11800  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm):20    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1980  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  16        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : Pietrame iniettato                                            ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :16    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,00  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,00  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm):12    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 30  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm):12    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 18  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm): 0    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,10  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm): 0    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1900   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm): 0    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  7260  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm): 0    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1210  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╠══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╣ 
║      C A R A T T E R I S T I C H E   M A T E R I A L E   T I P O  17        ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║ Descrizione : A sacco consolidata con rete                                  ║ 
╠══════════════════════════════════════╦══════════════════════════════════════╣ 
║ Tipo di componente            :17    ║ Passo cavi precomp. vert.  (cm):  0  ║ 
║ Duttilita' elementi           :2,50  ║ Passo cavi precomp. oriz.  (cm):  0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls destra :0,05  ║ F precomp. vert. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ Rapp. spess. rinf. cls sinist.:0,05  ║ F precomp. oriz. x cavo  (Kg):    0  ║ 
║ φ tondini verticali rete  (mm): 6    ║ Sigma K                (Kg/cm²): 30  ║ 
║ φ tondini orizzont. rete  (mm): 6    ║ Sigma ammissibile      (Kg/cm²): 18  ║ 
║ Passo ferri vert. destra  (cm):20    ║ TauK                (Kg/cm²):  1,10  ║ 
║ Passo ferri vert. sinist. (cm):20    ║ Peso specifico       (Kg/mc): 1960   ║ 
║ Passo ferri oriz. destra  (cm):20    ║ Modulo E            (Kg/cm²):  7260  ║ 
║ Passo ferri oriz. sinist. (cm):20    ║ Modulo G            (Kg/cm²):  1210  ║ 
║ φ ferri vert. di spigolo  (mm):12    ║                                      ║ 
║ Numero ferri di spigolo x lato: 0    ║                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════╩══════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 DATI GENERALI STRUTTURA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║           D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A            ║ 
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Massima dimensione dell'edificio in pianta lungo la direzione X: 57,00  m   ║ 
║ Massima dimensione dell'edificio in pianta lungo la direzione Y: 81,00  m   ║ 
║ Altezza dell'edificio dallo spiccato delle fondazioni:           26,00  m   ║ 
║ Numero dei piani dell'edificio (entro e fuori terra):             6         ║ 
║ Numero dei piani interrati:                                       1         ║ 
║ Pressione del vento:                                              0  Kg/m²  ║ 
║ Costante di Winkler (kg/cmc):                                    10  Kg/cmc ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║               C O E F F I C I E N T I    S I S M I C I                      ║ 
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Coefficiente di intensità sismica:0,07                                      ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 DATI GENERALI STRUTTURA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╓─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╖ 
║           D A T I    G E N E R A L I    D I    S T R U T T U R A            ║ 
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Coefficiente di fondazione:       1,00                                      ║ 
║ Coefficiente di struttura Beta1:  2,00                                      ║ 
║ Coefficiente di struttura Beta2:  2,00                                      ║ 
║ Coefficiente di protezione:       1,20                                      ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║         C A R A T T E R I S T I C H E    D E I     M A T E R I A L I        ║ 
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Sigma caratteristica a rottura del terreno:              5,0   Kg/cm²       ║ 
║ Sigma ammissibile del terreno:                           2,0   Kg/cm²       ║ 
║ Sigma di calcolo agli S.L.U. acciaio rinforzi (rete): 3000     Kg/cm²       ║ 
║ Sigma di calcolo acciaio tirantature muri:            2000     Kg/cm²       ║ 
║ Materiale dei cordoli di fondazione:                     2                  ║ 
║ Rbk del calcestruzzo per gli interventi di rinforzo:   250    Kg/m²         ║ 
║ Verifiche statiche eseguite con il metodo delle tensioni ammissibili.       ║ 
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║            C A R A T T E R I S T I C H E    C O S T R U T T I V E           ║ 
╠═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Spessore dei solai:                                             20   cm     ║ 
║ Rapporto di eccentricità dello scarico dei solai sul muro:       0,150      ║ 
║ Coefficiente di attrito tra solai e muri:                        0,40       ║ 
║ Edificio gia' esistente                                                     ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  1     1    5,45   0,47  13,95   0,47   95    850  120     310    310     20      0   1  1,00  1   1  ║ 
║  1     2   41,35   0,47  49,85   0,47   95    850  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     3    3,95  13,02  11,27  13,02   85    732  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1     4   12,77  13,07  14,64  13,07   95    187  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     5   16,39  13,07  17,70  13,07   95    131  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     6   37,70  13,07  39,00  13,07   95    130  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     7   40,70  13,07  44,80  13,07   95    410  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     8   46,30  13,07  51,70  13,07   95    540  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1     9    3,95  21,17   6,95  21,17   95    300  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    10   16,55  21,17  18,25  21,17   95    170  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    11   19,95  21,17  21,55  21,17   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    12   23,25  21,17  31,95  21,17   95    870  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    13   33,65  21,17  35,25  21,17   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    14   36,95  21,17  38,75  21,17   95    180  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    15   40,85  21,17  51,70  21,17   95   1085  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    16    3,95  25,73  10,80  25,73   95    685  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    17   12,30  25,73  15,00  25,73   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    18   16,50  25,73  17,70  25,73   95    120  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    19   23,85  25,90  28,35  25,90   60    450  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    20   29,45  25,90  31,35  25,90   60    190  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    21   37,70  25,73  38,65  25,73   95     95  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    22   40,15  25,73  42,85  25,73   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    23   44,35  25,73  51,70  25,73   95    735  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    24    3,95  29,77  10,80  29,77   95    685  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    25   12,30  29,77  15,00  29,77   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    26   16,50  29,77  20,35  29,77   95    385  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    27   21,55  29,77  26,50  29,77   95    495  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    28   28,50  29,77  31,70  29,77   95    320  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    29   32,90  29,77  38,65  29,77   95    575  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    30   40,15  29,77  42,85  29,77   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    31   44,35  29,77  51,70  29,77   95    735  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    32    3,95  34,33  14,15  34,33   95   1020  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    33   16,80  34,33  18,30  34,33   95    150  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    34   20,00  34,33  21,60  34,33   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    35   23,30  34,33  24,70  34,33   95    140  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    36   30,50  34,33  32,10  34,33   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    37   33,80  34,33  35,30  34,33   95    150  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    38   37,00  34,33  38,65  34,33   95    165  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    39   45,85  34,33  51,70  34,33   95    585  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    40    3,95  42,42  14,15  42,42   95   1020  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    41   24,33  29,30  24,33  30,50   95    120  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    42   41,35  42,42  51,70  42,42   95   1035  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    43    5,45  55,03  10,65  55,03   95    520  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    44   16,50  55,03  17,70  55,03   95    120  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    45   37,70  55,03  39,20  55,03   95    150  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    46   40,95  55,03  49,85  55,03   95    890  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    47   41,83  45,95  41,83  48,25   95    230  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    48   41,83  49,45  41,83  52,45   95    300  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    49   49,85  55,10  50,60  55,10   40     75  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    50   52,30  55,10  54,20  55,10   40    190  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    51   33,30  65,20  35,80  65,20   40    250    0     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    52   37,70  65,10  38,55  65,10   70     85  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    53   33,30  72,05  38,70  72,05   40    540  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    54   40,20  72,05  42,80  72,05   40    260  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    55   44,10  72,05  47,40  72,05   40    330  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    56   48,90  72,05  54,20  72,05   40    530  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  1    57   33,30  78,80  34,60  78,80   40    130  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    58   36,35  78,80  37,95  78,80   40    160  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    59   39,65  78,80  47,65  78,80   40    800  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    60   49,15  78,80  50,95  78,80   40    180  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    61   52,65  78,80  54,20  78,80   40    155  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    62    4,43  12,60   4,43  14,30   95    170  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    63    4,43  16,00   4,43  18,50   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    64    4,43  20,20   4,43  22,40   95    220  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    65    4,43  24,20   4,43  26,60   95    240  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    66    4,43  28,60   4,43  31,00   95    240  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    67    4,43  32,80   4,43  35,20   95    240  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    68    4,43  36,40   4,43  36,80   95     40  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    69    4,43  37,95   4,43  38,35   95     40  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    70    4,43  39,50   4,43  39,90   95     40  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    71    4,43  41,10   4,43  42,90   95    180  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    72    5,93   0,00   5,93   1,65   95    165  120     310    310     20      0   1  1,00  1   1  ║ 
║  1    73    5,93   3,35   5,93   5,85   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    74    5,93   7,55   5,93  10,05   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    75    5,93  11,75   5,93  13,45   95    170  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    76    5,93  42,05   5,93  43,65   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    77    5,93  45,35   5,93  47,85   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    78    5,93  49,55   5,93  52,05   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    79    5,93  53,75   5,93  55,50   95    175  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    80   13,48   0,00  13,48   1,70   95    170  120     310    310     20      0   1  1,00  1   1  ║ 
║  1    81   13,48   3,40  13,48   5,90   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    82   13,48   7,60  13,48  10,10   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    83   13,52  11,80  13,52  13,45   85    165  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    84   13,48  42,05  13,48  44,05   95    200  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    85   13,48  45,25  13,48  48,25   95    300  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    86   13,52  49,45  13,52  55,50   85    605  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1    87   17,23  12,60  17,23  14,20   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    88   17,23  15,90  17,23  18,40   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    89   17,23  20,10  17,23  23,90   95    380  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    90   17,23  29,30  17,23  35,40   95    610  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    91   17,23  37,10  17,23  39,60   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    92   17,23  41,30  17,23  44,30   95    300  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    93   17,23  45,30  17,23  48,10   95    280  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    94   17,23  53,30  17,23  55,50   95    220  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    95   24,33  20,70  24,33  26,20   95    550  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    96   24,33  31,50  24,33  36,70   95    520  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    97   25,95  38,28  29,05  38,28   95    310  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    98   30,88  20,70  30,88  26,20   95    550  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1    99   30,88  29,30  30,88  36,70   95    740  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   100   38,17  12,60  38,17  14,15   95    155  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   101   38,17  15,85  38,17  18,35   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   102   38,17  20,05  38,17  26,20   95    615  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   103   38,17  29,30  38,17  35,40   95    610  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   104   38,17  37,10  38,17  39,60   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   105   38,17  41,30  38,17  43,50   95    220  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   106   38,17  45,20  38,17  57,50   95   1230  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   107   38,17  59,20  38,17  60,90   95    170  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   108   38,17  62,60  38,17  63,00   95     40  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   109   33,50  65,00  33,50  65,55   40     55  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   110   33,50  66,75  33,50  79,00   40   1225  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   111   41,83   0,00  41,83   1,60   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   112   41,83   3,30  41,83   5,80   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   113   41,83   7,50  41,83  10,00   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   114   41,83  11,70  41,83  13,45   95    175  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   115   41,83  42,05  41,83  44,75   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   116   41,83  53,65  41,83  55,50   95    185  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   117   49,38   0,00  49,38   1,60   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   118   49,38   3,30  49,38   5,80   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   119   49,38   7,50  49,38  10,00   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   120   49,38  11,70  49,38  13,45   95    175  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   121   49,38  42,05  49,38  43,65   95    160  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   122   49,38  45,35  49,38  47,85   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   123   49,38  49,55  49,38  52,05   95    250  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   124   49,38  53,75  49,38  55,50   95    175  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   125   51,22  12,60  51,22  14,40   95    180  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   126   51,22  16,20  51,22  18,50   95    230  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   127   17,23  25,00  17,23  26,20   95    120  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   128   51,22  20,20  51,22  22,40   95    220  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   129   51,22  24,10  51,22  26,80   95    270  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   130   51,22  28,80  51,22  30,90   95    210  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   131   51,22  32,60  51,22  35,90   95    330  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   132   51,22  37,60  51,22  39,10   95    150  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   133   51,22  41,10  51,22  42,90   95    180  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   134   47,60  54,65  47,60  58,20   40    355  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   135   47,60  59,70  47,60  61,90   40    220  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   136   47,60  63,40  47,60  66,10   40    270  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   137   47,60  67,60  47,60  69,00   40    140  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   138   54,00  54,90  54,00  58,25   40    335    0     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   139   54,00  59,95  54,00  66,10   40    615    0     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   140   54,00  67,80  54,00  69,45   40    165  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   141   54,00  71,60  54,00  75,35   40    375  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   142   54,00  77,05  54,00  79,00   40    195  120     310    310     20      0  12  1,00  0   1  ║ 
║  1   143    7,85  21,17   9,05  21,17   95    120  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   144   10,35  21,17  15,05  21,17   95    470  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   145   41,15  34,33  44,95  34,33   95    380  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   146   12,35  55,03  14,45  55,03   95    210  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
║  1   147   17,23  49,30  17,23  51,90   95    260  120     310    310     20      0   1  1,00  0   1  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  2     1    5,45   0,43  13,95   0,43   85    850    0     265    265     20      0  12  1,00  1   2  ║ 
║  2     2   41,35   0,43  49,85   0,43   85    850    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     3    3,95  13,02  11,27  13,02   85    732    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     4   12,77  13,02  14,64  13,02   85    187    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     5   16,39  13,02  17,70  13,02   85    131    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     6   37,70  13,02  39,00  13,02   85    130    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     7   40,70  13,02  42,20  13,02   85    150    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     8   43,70  13,02  51,70  13,02   85    800    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2     9    3,95  21,13  11,15  21,13   85    720    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    10   12,65  21,13  18,25  21,13   85    560    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    11   19,95  21,13  21,55  21,13   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    12   23,25  21,13  26,45  21,13   85    320    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    13   28,75  21,13  31,95  21,13   85    320    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    14   33,65  21,13  35,25  21,13   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    15   36,95  21,13  38,75  21,13   85    180    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    16   40,85  21,13  51,70  21,13   85   1085    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    17    3,95  25,77  10,80  25,77   85    685    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    18   12,30  25,77  15,00  25,77   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    19   16,50  25,77  17,70  25,77   85    120    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    20   23,85  25,90  25,65  25,90   60    180    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    21   29,45  25,90  31,35  25,90   60    190    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    22   37,70  25,77  38,65  25,77   85     95    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    23   40,15  25,77  42,85  25,77   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    24   44,35  25,77  51,70  25,77   85    735    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    25    3,95  29,73  10,80  29,73   85    685    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    26   12,30  29,73  15,00  29,73   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    27   16,50  29,73  18,40  29,73   85    190    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    28   19,60  29,73  21,80  29,73   85    220    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    29   23,00  29,73  26,50  29,73   85    350    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    30   28,50  29,73  32,00  29,73   85    350    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    31   33,20  29,73  35,40  29,73   85    220    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    32   36,60  29,73  38,65  29,73   85    205    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    33   40,15  29,73  42,85  29,73   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    34   44,35  29,73  51,70  29,73   85    735    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    35    3,95  34,38  14,15  34,38   85   1020    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    36   16,80  34,38  18,30  34,38   85    150    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    37   20,00  34,38  21,60  34,38   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    38   23,30  34,38  24,70  34,38   85    140    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    39   30,50  34,38  32,10  34,38   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    40   33,80  34,38  35,30  34,38   85    150    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    41   37,00  34,38  38,90  34,38   85    190    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    42   41,15  34,38  51,70  34,38   85   1055    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    43    3,95  42,47  14,15  42,47   85   1020    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    44   37,70  42,47  38,90  42,47   85    120    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    45   41,15  42,47  51,70  42,47   85   1055    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    46    5,45  55,08  14,45  55,08   85    900    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    47   16,50  55,08  17,70  55,08   85    120    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    48   37,70  55,08  39,20  55,08   85    150    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    49   40,95  55,08  42,95  55,08   85    200    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    50   45,60  55,08  46,40  55,08   85     80    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    51   47,10  55,08  49,85  55,08   85    275    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    52   49,85  55,10  50,60  55,10   40     75    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    53   52,30  55,10  54,20  55,10   40    190    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    54   33,30  65,20  35,80  65,20   40    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    55   37,70  65,10  38,55  65,10   70     85    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    56   33,30  72,05  38,70  72,05   40    540    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    57   40,20  72,05  42,80  72,05   40    260    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    58   44,10  72,05  47,40  72,05   40    330    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    59   48,90  72,05  54,20  72,05   40    530    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    60   33,30  78,80  34,60  78,80   40    130    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    61   36,35  78,80  37,95  78,80   40    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    62   39,65  78,80  47,65  78,80   40    800    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    63   49,15  78,80  50,95  78,80   40    180    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    64   52,65  78,80  54,20  78,80   40    155    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    65    4,38  12,60   4,38  14,10   85    150    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    66    4,38  15,30   4,38  15,70   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    67    4,38  16,85   4,38  17,25   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    68    4,38  18,40   4,38  18,80   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    69    4,38  20,00   4,38  22,40   85    240    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    70    4,38  24,20   4,38  26,60   85    240    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    71    4,38  28,60   4,38  31,00   85    240    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    72    4,38  32,80   4,38  35,20   85    240    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    73    4,38  36,40   4,38  36,80   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    74    4,38  37,95   4,38  38,35   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    75    4,38  39,50   4,38  39,90   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    76    4,38  41,10   4,38  42,90   85    180    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    77    5,88   0,00   5,88   1,65   85    165    0     265    265     20      0  12  1,00  1   2  ║ 
║  2    78    5,88   3,35   5,88   5,85   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    79    5,88   7,55   5,88  10,05   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    80    5,88  11,75   5,88  13,45   85    170    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    81    5,88  42,05   5,88  43,65   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    82    5,88  45,35   5,88  47,85   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    83    5,88  49,55   5,88  52,05   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    84    5,88  53,75   5,88  55,50   85    175    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    85   13,52   0,00  13,52   1,70   85    170    0     265    265     20      0  12  1,00  1   2  ║ 
║  2    86   13,52   3,40  13,52   5,90   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    87   13,52   7,60  13,52  10,10   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    88   13,52  11,80  13,52  13,45   85    165    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    89   13,52  42,05  13,52  44,05   85    200    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    90   13,52  45,25  13,52  48,25   85    300    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    91   13,52  49,45  13,52  55,50   85    605    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    92   17,28  12,60  17,28  14,20   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    93   17,28  15,90  17,28  18,40   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    94   17,28  20,10  17,28  26,20   85    610    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    95   17,28  29,30  17,28  35,40   85    610    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    96   17,28  37,10  17,28  39,60   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    97   17,28  41,30  17,28  43,60   85    230    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    98   17,28  45,30  17,28  48,10   85    280    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2    99   17,28  49,30  17,28  51,90   85    260    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   100   17,28  53,30  17,28  55,50   85    220    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  2   101   24,27  20,70  24,27  26,20   85    550    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   102   24,27  29,30  24,27  36,70   85    740    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   103   25,77  38,19  26,87  38,69   85    121    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   104   28,30  38,68  29,25  38,18   85    107    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   105   30,92  20,70  30,92  26,20   85    550    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   106   30,92  29,30  30,92  36,70   85    740    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   107   38,13  12,60  38,13  14,15   85    155    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   108   38,13  15,85  38,13  18,35   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   109   38,13  20,06  38,13  26,21   85    615    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   110   38,13  29,30  38,13  35,40   85    610    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   111   38,13  37,10  38,13  39,60   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   112   38,13  41,30  38,13  43,50   85    220    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   113   38,13  45,20  38,13  57,50   85   1230    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   114   38,13  59,20  38,13  60,90   85    170    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   115   38,13  62,60  38,13  63,00   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   116   33,50  65,00  33,50  65,55   40     55    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   117   33,50  66,75  33,50  79,00   40   1225    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   118   41,78   0,00  41,78   1,60   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   119   41,78   3,30  41,78   5,80   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   120   41,78   7,50  41,78  10,00   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   121   41,78  11,70  41,78  13,45   85    175    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   122   41,78  42,05  41,78  44,05   85    200    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   123   41,78  45,25  41,78  48,25   85    300    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   124   41,78  49,45  41,78  52,45   85    300    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   125   41,78  53,65  41,78  55,50   85    185    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   126   49,42   0,00  49,42   1,60   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   127   49,42   3,30  49,42   5,80   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   128   49,42   7,50  49,42  10,00   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   129   49,42  11,70  49,42  13,45   85    175    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   130   49,42  42,05  49,42  43,65   85    160    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   131   49,42  45,35  49,42  47,85   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   132   49,42  49,55  49,42  52,05   85    250    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   133   49,42  53,75  49,42  55,50   85    175    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   134   51,28  12,60  51,28  14,05   85    145    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   135   51,28  15,25  51,28  15,65   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   136   51,28  16,80  51,28  17,20   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   137   51,28  18,35  51,28  18,75   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   138   51,28  19,95  51,28  22,40   85    245    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   139   51,28  24,10  51,28  26,80   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   140   51,28  28,80  51,28  30,90   85    210    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   141   51,28  32,60  51,28  35,30   85    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   142   51,28  36,50  51,28  36,90   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   143   51,28  38,05  51,28  38,45   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   144   51,28  39,60  51,28  40,00   85     40    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   145   51,28  41,20  51,28  42,90   85    170    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   146   47,60  54,65  47,60  58,20   40    355    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   147   47,60  59,70  47,60  61,90   40    220    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   148   47,60  63,40  47,60  66,10   40    270    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   149   47,60  67,60  47,60  69,00   40    140    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   150   54,00  54,90  54,00  58,25   40    335    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   151   54,00  59,95  54,00  66,10   40    615    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   152   54,00  67,80  54,00  69,45   40    165    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   153   54,00  71,60  54,00  75,35   40    375    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
║  2   154   54,00  77,05  54,00  79,00   40    195    0     265    265     20      0  12  1,00  0   2  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  3     1    5,45   0,38  13,95   0,38   75    850    0     470    470     20      0  12  1,00  1   3  ║ 
║  3     2   41,35   0,38  49,85   0,38   75    850    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     3    3,95  12,98  11,27  12,98   75    732    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     4   12,77  12,98  14,64  12,98   75    187    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     5   16,39  12,98  17,70  12,98   75    131    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     6   37,70  12,98  39,00  12,98   75    130    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     7   40,70  12,98  42,20  12,98   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     8   43,70  12,98  51,70  12,98   75    800    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3     9    3,95  21,08  11,15  21,08   75    720    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    10   12,65  21,08  18,25  21,08   75    560    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    11   19,95  21,08  21,55  21,08   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    12   23,25  21,08  25,15  21,08   75    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    13   29,85  21,08  31,95  21,08   75    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    14   33,65  21,08  35,25  21,08   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    15   36,95  21,08  43,30  21,08   75    635    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    16   44,80  21,08  51,70  21,08   75    690    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    17    3,95  25,83  10,80  25,83   75    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    18   12,30  25,83  15,00  25,83   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    19   16,50  25,77  17,70  25,77   85    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    20   23,85  25,90  25,65  25,90   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    21   29,45  25,90  31,35  25,90   60    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    22   37,70  25,83  38,65  25,83   75     95    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    23   40,15  25,83  42,85  25,83   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    24   44,35  25,83  51,70  25,83   75    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    25    3,95  29,67  10,80  29,67   75    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    26   12,30  29,67  15,00  29,67   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    27   16,50  29,67  18,40  29,67   75    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    28   19,60  29,67  21,80  29,67   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    29   23,00  29,67  26,50  29,67   75    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    30   28,50  29,67  32,00  29,67   75    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    31   33,20  29,67  35,40  29,67   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    32   36,60  29,67  38,65  29,67   75    205    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    33   40,15  29,67  42,85  29,67   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    34   44,35  29,67  51,70  29,67   75    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
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║  3    35    3,95  34,43  10,95  34,43   75    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    36   12,45  34,43  18,30  34,43   75    585    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    37   20,00  34,43  21,60  34,43   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    38   23,30  34,43  24,70  34,42   75    140    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    39   30,50  34,42  32,10  34,42   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    40   33,80  34,42  35,30  34,42   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    41   37,00  34,42  42,90  34,42   75    590    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    42   44,40  34,42  51,70  34,42   75    730    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    43    3,95  42,53  10,95  42,53   75    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    44   37,70  42,53  38,90  42,53   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    45   44,45  42,53  51,70  42,53   75    725    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    46    5,45  55,13  14,45  55,13   75    900    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    47   16,50  55,13  17,70  55,13   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    48   37,70  55,13  39,20  55,13   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    49   40,95  55,13  49,85  55,13   75    890    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    50   24,23  31,50  24,23  36,70   75    520    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    51   30,98  31,50  30,98  36,70   75    520    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    52   17,33  29,30  17,33  30,30   75    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    53   38,08  29,30  38,08  30,30   75    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    54   26,85  21,08  28,15  21,08   75    130    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    55   12,45  42,53  14,15  42,53   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    56   16,60  42,42  17,70  42,42   75    110    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    57    4,38  12,60   4,38  14,10   85    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    58    4,32  15,30   4,32  15,70   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    59    4,32  16,85   4,32  17,25   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    60    4,32  18,40   4,32  18,80   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    61    4,32  20,00   4,32  22,40   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    62    4,32  24,20   4,32  26,60   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    63    4,32  28,60   4,32  31,00   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    64    4,32  32,80   4,32  35,20   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    65    4,32  36,40   4,32  36,80   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    66    4,32  37,95   4,32  38,35   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    67    4,32  39,50   4,32  39,90   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    68    4,32  41,10   4,32  42,90   75    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    69    5,82   0,00   5,82   1,65   75    165    0     470    470     20      0  12  1,00  1   3  ║ 
║  3    70    5,82   3,35   5,82   5,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    71    5,82   7,55   5,82  10,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    72    5,82  11,75   5,82  13,45   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    73    5,82  42,05   5,82  43,65   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    74    5,82  45,35   5,82  47,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    75    5,82  49,55   5,82  52,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    76    5,82  53,75   5,82  55,50   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    77   13,57   0,00  13,57   1,70   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  1   3  ║ 
║  3    78   13,57   3,40  13,57   5,90   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    79   13,57   7,60  13,57  10,10   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    80   13,57  11,80  13,57  13,45   75    165    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    81   13,57  42,05  13,57  44,05   75    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    82   13,57  45,25  13,57  48,25   75    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    83   13,57  49,45  13,57  51,05   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    84   17,33  12,60  17,33  14,20   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    85   17,33  15,90  17,33  18,40   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    86   17,33  20,10  17,33  26,20   75    610    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    87   17,33  31,40  17,33  35,40   75    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    88   17,33  37,10  17,33  39,60   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    89   17,33  41,30  17,33  48,10   75    680    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    90   13,57  52,25  13,57  55,50   75    325    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    91   17,33  49,30  17,33  51,90   75    260    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    92   17,33  53,30  17,33  55,50   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    93   24,23  20,70  24,23  26,20   75    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    94   24,23  29,30  24,23  30,50   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    95   25,80  38,14  26,90  38,64   75    121    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    96   28,27  38,63  29,23  38,13   75    107    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    97   30,98  20,70  30,98  26,20   75    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    98   30,98  29,30  30,98  30,50   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3    99   38,08  12,60  38,08  14,15   75    155    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   100   38,08  15,85  38,08  18,35   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   101   38,08  20,05  38,08  26,20   75    615    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   102   38,08  31,40  38,08  35,40   75    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   103   38,08  37,10  38,08  39,60   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   104   38,08  41,30  38,08  48,00   75    670    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   105   38,08  53,90  38,08  55,50   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   106   41,15  42,53  42,95  42,53   75    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   107   41,72   0,00  41,72   1,60   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   108   41,72   3,30  41,72   5,80   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   109   41,72   7,50  41,72  10,00   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   110   41,72  11,70  41,72  13,45   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   111   41,72  42,05  41,72  44,05   75    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   112   41,72  45,25  41,72  48,25   75    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   113   41,72  49,45  41,72  50,85   75    140    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   114   41,72  52,45  41,72  55,50   75    305    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   115   49,47   0,00  49,47   1,60   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   116   49,47   3,30  49,47   5,80   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   117   49,47   7,50  49,47  10,00   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   118   49,47  11,70  49,47  13,45   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   119   49,47  42,05  49,47  43,65   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   120   49,47  45,35  49,47  47,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   121   49,47  49,55  49,47  52,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   122   49,47  53,75  49,47  55,50   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   123   51,33  12,60  51,33  14,05   75    145    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   124   51,33  15,25  51,33  15,65   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   125   51,33  16,80  51,33  17,20   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   126   51,33  18,35  51,33  18,75   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   127   51,33  19,95  51,33  22,40   75    245    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   128   51,33  24,10  51,33  26,80   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   129   51,33  28,80  51,33  30,90   75    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   130   51,33  32,60  51,33  35,30   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   131   51,33  36,50  51,33  36,90   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   132   51,33  38,05  51,33  38,45   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   133   51,33  39,60  51,33  40,00   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
║  3   134   51,33  41,20  51,33  42,90   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  3   135   38,08  49,70  38,08  52,20   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   3  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  4     1    5,45   0,38  13,95   0,38   75    850    0     470    470     20      0  12  1,00  1   4  ║ 
║  4     2   41,35   0,38  49,85   0,38   75    850    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     3    3,95  12,98  11,27  12,98   75    732    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     4   12,77  12,98  14,64  12,98   75    187    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     5   16,39  12,98  17,70  12,98   75    131    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     6   37,70  12,98  39,00  12,98   75    130    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     7   40,70  12,98  42,20  12,98   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     8   43,70  12,98  51,70  12,98   75    800    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4     9    3,95  21,08  11,15  21,08   75    720    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    10   12,65  21,08  18,25  21,08   75    560    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    11   19,95  21,08  21,55  21,08   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    12   23,25  21,08  25,15  21,08   75    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    13   29,85  21,08  31,95  21,08   75    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    14   33,65  21,08  35,25  21,08   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    15   36,95  21,08  43,30  21,08   75    635    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    16   44,80  21,08  51,70  21,08   75    690    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    17    3,95  25,83  10,80  25,83   75    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    18   12,30  25,83  15,00  25,83   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    19   16,50  25,77  17,70  25,77   85    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    20   23,85  25,90  25,65  25,90   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    21   29,45  25,90  31,35  25,90   60    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    22   37,70  25,83  38,65  25,83   75     95    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    23   40,15  25,83  42,85  25,83   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    24   44,35  25,83  51,70  25,83   75    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    25    3,95  29,67  10,80  29,67   75    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    26   12,30  29,67  15,00  29,67   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    27   16,50  29,67  18,40  29,67   75    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    28   19,60  29,67  21,80  29,67   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    29   23,00  29,67  26,50  29,67   75    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    30   28,50  29,67  32,00  29,67   75    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    31   33,20  29,67  35,40  29,67   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    32   36,60  29,67  38,65  29,67   75    205    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    33   40,15  29,67  42,85  29,67   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    34   44,35  29,67  51,70  29,67   75    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    35    3,95  34,43  10,95  34,43   75    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    36   12,45  34,43  18,30  34,43   75    585    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    37   20,00  34,43  21,60  34,43   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    38   23,30  34,43  24,70  34,42   75    140    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    39   30,50  34,42  32,10  34,42   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    40   33,80  34,42  35,30  34,42   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    41   37,00  34,42  42,90  34,42   75    590    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    42   44,40  34,42  51,70  34,42   75    730    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    43    3,95  42,53  10,95  42,53   75    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    44   37,70  42,53  38,90  42,53   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    45   44,45  42,53  51,70  42,53   75    725    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    46    5,45  55,13  14,45  55,13   75    900    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    47   16,50  55,13  17,70  55,13   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    48   37,70  55,13  39,20  55,13   75    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    49   40,95  55,13  49,85  55,13   75    890    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    50   24,23  31,50  24,23  36,70   75    520    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    51   30,98  31,50  30,98  36,70   75    520    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    52   17,33  29,30  17,33  30,30   75    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    53   38,08  29,30  38,08  30,30   75    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    54   26,85  21,08  28,15  21,08   75    130    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    55   12,45  42,53  14,15  42,53   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    56   16,60  42,42  17,70  42,42   75    110    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    57    4,38  12,60   4,38  14,10   85    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    58    4,32  15,30   4,32  15,70   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    59    4,32  16,85   4,32  17,25   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    60    4,32  18,40   4,32  18,80   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    61    4,32  20,00   4,32  22,40   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    62    4,32  24,20   4,32  26,60   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    63    4,32  28,60   4,32  31,00   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    64    4,32  32,80   4,32  35,20   75    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    65    4,32  36,40   4,32  36,80   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    66    4,32  37,95   4,32  38,35   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    67    4,32  39,50   4,32  39,90   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    68    4,32  41,10   4,32  42,90   75    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    69    5,82   0,00   5,82   1,65   75    165    0     470    470     20      0  12  1,00  1   4  ║ 
║  4    70    5,82   3,35   5,82   5,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    71    5,82   7,55   5,82  10,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    72    5,82  11,75   5,82  13,45   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    73    5,82  42,05   5,82  43,65   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    74    5,82  45,35   5,82  47,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    75    5,82  49,55   5,82  52,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    76    5,82  53,75   5,82  55,50   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    77   13,57   0,00  13,57   1,70   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  1   4  ║ 
║  4    78   13,57   3,40  13,57   5,90   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    79   13,57   7,60  13,57  10,10   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    80   13,57  11,80  13,57  13,45   75    165    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    81   13,57  42,05  13,57  44,05   75    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    82   13,57  45,25  13,57  48,25   75    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    83   13,57  49,45  13,57  51,05   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    84   17,33  12,60  17,33  14,20   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    85   17,33  15,90  17,33  18,40   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    86   17,33  20,10  17,33  26,20   75    610    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    87   17,33  31,40  17,33  35,40   75    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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║  4    88   17,33  37,10  17,33  39,60   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    89   17,33  41,30  17,33  48,10   75    680    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    90   13,57  52,25  13,57  55,50   75    325    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    91   17,33  49,30  17,33  51,90   75    260    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    92   17,33  53,30  17,33  55,50   75    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    93   24,23  20,70  24,23  26,20   75    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    94   24,23  29,30  24,23  30,50   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    95   25,80  38,14  26,90  38,64   75    121    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    96   28,27  38,63  29,23  38,13   75    107    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    97   30,98  20,70  30,98  26,20   75    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    98   30,98  29,30  30,98  30,50   75    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4    99   38,08  12,60  38,08  14,15   75    155    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   100   38,08  15,85  38,08  18,35   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   101   38,08  20,05  38,08  26,20   75    615    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   102   38,08  31,40  38,08  35,40   75    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   103   38,08  37,10  38,08  39,60   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   104   38,08  41,30  38,08  48,00   75    670    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   105   38,08  53,90  38,08  55,50   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   106   41,15  42,53  42,95  42,53   75    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   107   41,72   0,00  41,72   1,60   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   108   41,72   3,30  41,72   5,80   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   109   41,72   7,50  41,72  10,00   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   110   41,72  11,70  41,72  13,45   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   111   41,72  42,05  41,72  44,05   75    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   112   41,72  45,25  41,72  48,25   75    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   113   41,72  49,45  41,72  50,85   75    140    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   114   41,72  52,45  41,72  55,50   75    305    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   115   49,47   0,00  49,47   1,60   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   116   49,47   3,30  49,47   5,80   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   117   49,47   7,50  49,47  10,00   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   118   49,47  11,70  49,47  13,45   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   119   49,47  42,05  49,47  43,65   75    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   120   49,47  45,35  49,47  47,85   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   121   49,47  49,55  49,47  52,05   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   122   49,47  53,75  49,47  55,50   75    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   123   51,33  12,60  51,33  14,05   75    145    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   124   51,33  15,25  51,33  15,65   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   125   51,33  16,80  51,33  17,20   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   126   51,33  18,35  51,33  18,75   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   127   51,33  19,95  51,33  22,40   75    245    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   128   51,33  24,10  51,33  26,80   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   129   51,33  28,80  51,33  30,90   75    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   130   51,33  32,60  51,33  35,30   75    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   131   51,33  36,50  51,33  36,90   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   132   51,33  38,05  51,33  38,45   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   133   51,33  39,60  51,33  40,00   75     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   134   51,33  41,20  51,33  42,90   75    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
║  4   135   38,08  49,70  38,08  52,20   75    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   4  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  5     1    5,45   0,30  13,95   0,30   60    850    0     470    470     20      0  12  1,00  1   5  ║ 
║  5     2   41,35   0,30  49,85   0,30   60    850    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     3    3,95  12,90  11,27  12,90   60    732    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     4   12,77  12,90  13,95  12,90   60    118    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     5   13,65  20,10  13,65  21,30   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     6   41,65  20,05  41,65  21,30   60    125    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     7   41,35  12,90  42,20  12,90   60     85    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     8   43,70  12,90  51,70  12,90   60    800    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5     9    3,95  21,00  11,15  21,00   60    720    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    10   12,65  21,00  18,25  21,00   60    560    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    11   19,95  21,00  21,55  21,00   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    12   23,25  21,00  25,15  21,00   60    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    13   29,85  21,00  31,95  21,00   60    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    14   33,65  21,00  35,25  21,00   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    15   36,95  21,00  43,30  21,00   60    635    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    16   44,80  21,00  51,70  21,00   60    690    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    17    3,95  25,90  10,80  25,90   60    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    18   12,30  25,90  15,00  25,90   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    19   16,50  25,90  17,70  25,90   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    20   23,85  25,90  25,65  25,90   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    21   29,45  25,90  31,35  25,90   60    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    22   37,70  25,83  38,65  25,83   75     95    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    23   40,15  25,90  42,85  25,90   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    24   44,35  25,90  51,70  25,90   60    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    25    3,95  29,60  10,80  29,60   60    685    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    26   12,30  29,60  15,00  29,60   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    27   16,50  29,60  18,40  29,60   60    190    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    28   19,60  29,60  21,80  29,60   60    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    29   23,00  29,60  26,50  29,60   60    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    30   28,50  29,60  32,00  29,60   60    350    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    31   33,20  29,60  35,40  29,60   60    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    32   36,60  29,60  38,65  29,60   60    205    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    33   40,15  29,60  42,85  29,60   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    34   44,35  29,60  51,70  29,60   60    735    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    35    3,95  34,50  10,95  34,50   60    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    36   12,45  34,50  18,30  34,50   60    585    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    37   20,00  34,50  21,60  34,50   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    38   23,30  34,50  25,30  34,50   60    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    39   30,30  34,50  32,10  34,50   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    40   33,80  34,50  35,30  34,50   60    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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║  5    41   37,00  34,50  42,90  34,50   60    590    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    42   44,40  34,50  51,70  34,50   60    730    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    43    3,95  42,60  10,95  42,60   60    700    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    44   37,70  42,60  38,90  42,60   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    45   44,45  42,60  51,70  42,60   60    725    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    46    5,45  55,20  14,45  55,20   60    900    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    47   16,50  55,20  17,70  55,20   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    48   37,70  55,20  39,20  55,20   60    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    49   27,00  34,50  28,60  34,50   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    50   40,95  55,20  49,85  55,20   60    890    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    51   24,15  31,50  24,15  34,80   60    330    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    52   31,05  31,50  31,05  34,80   60    330    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    53   17,40  29,30  17,40  30,30   60    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    54   38,00  29,30  38,00  30,30   60    100    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    55   26,85  21,00  28,15  21,00   60    130    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    56   12,45  42,60  14,15  42,60   60    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    57   16,60  42,35  17,70  42,35   60    110    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    58    4,25  12,60   4,25  14,10   60    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    59    4,25  15,30   4,25  15,70   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    60    4,25  16,85   4,25  17,25   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    61    4,25  18,40   4,25  18,80   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    62    4,25  20,00   4,25  22,40   60    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    63    4,25  24,20   4,25  26,60   60    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    64    4,25  28,60   4,25  31,00   60    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    65    4,25  32,80   4,25  35,20   60    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    66    4,25  36,40   4,25  36,80   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    67    4,25  37,95   4,25  38,35   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    68    4,25  39,50   4,25  39,90   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    69    4,25  41,10   4,25  42,90   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    70    5,75   0,00   5,75   1,65   60    165    0     470    470     20      0  12  1,00  1   5  ║ 
║  5    71    5,75   3,35   5,75   5,85   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    72    5,75   7,55   5,75  10,05   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    73    5,75  11,75   5,75  13,20   60    145    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    74    5,75  42,05   5,75  43,65   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    75    5,75  45,35   5,75  47,85   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    76    5,75  49,55   5,75  52,05   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    77    5,75  53,75   5,75  55,50   60    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    78   13,65   0,00  13,65   1,70   60    170    0     470    470     20      0  12  1,00  1   5  ║ 
║  5    79   13,65   3,40  13,65   5,90   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    80   13,65   7,60  13,65  10,10   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    81   13,65  11,80  13,65  14,20   60    240    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    82   13,65  42,05  13,65  44,05   60    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    83   13,65  45,25  13,65  48,25   60    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    84   13,65  49,45  13,65  51,05   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    85   13,65  15,90  13,65  18,40   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    86   17,40  20,70  17,40  26,20   60    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    87   17,40  31,40  17,40  35,40   60    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    88   17,40  37,10  17,40  39,60   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    89   17,40  41,30  17,40  48,10   60    680    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    90   13,65  52,25  13,65  55,50   60    325    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    91   17,40  49,30  17,40  51,90   60    260    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    92   17,40  53,30  17,40  55,50   60    220    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    93   24,15  20,70  24,15  26,20   60    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    94   24,15  29,30  24,15  30,50   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    95   31,05  20,70  31,05  26,20   60    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    96   31,05  29,30  31,05  30,50   60    120    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    97   41,65  15,85  41,65  18,35   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    98   38,00  20,70  38,00  26,20   60    550    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5    99   38,00  31,40  38,00  35,40   60    400    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   100   38,00  37,10  38,00  39,60   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   101   38,00  41,30  38,00  48,00   60    670    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   102   38,00  53,90  38,00  55,50   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   103   41,15  42,60  42,95  42,60   60    180    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   104   41,65   0,00  41,65   1,60   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   105   41,65   3,30  41,65   5,80   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   106   41,65   7,50  41,65  10,00   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   107   41,65  11,70  41,65  14,15   60    245    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   108   41,65  42,05  41,65  44,05   60    200    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   109   41,65  45,25  41,65  48,25   60    300    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   110   41,65  49,45  41,65  50,85   60    140    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   111   41,65  52,45  41,65  55,50   60    305    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   112   49,55   0,00  49,55   1,60   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   113   49,55   3,30  49,55   5,80   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   114   49,55   7,50  49,55  10,00   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   115   49,55  11,70  49,55  13,20   60    150    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   116   49,55  42,05  49,55  43,65   60    160    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   117   49,55  45,35  49,55  47,85   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   118   49,55  49,55  49,55  52,05   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   119   49,55  53,75  49,55  55,50   60    175    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   120   51,40  12,60  51,40  14,05   60    145    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   121   51,40  15,25  51,40  15,65   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   122   51,40  16,80  51,40  17,20   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   123   51,40  18,35  51,40  18,75   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   124   51,40  19,95  51,40  22,40   60    245    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   125   51,40  24,10  51,40  26,80   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   126   51,40  28,80  51,40  30,90   60    210    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   127   51,40  32,60  51,40  35,30   60    270    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   128   51,40  36,50  51,40  36,90   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   129   51,40  38,05  51,40  38,45   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   130   51,40  39,60  51,40  40,00   60     40    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   131   51,40  41,20  51,40  42,90   60    170    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
║  5   132   38,00  49,70  38,00  52,20   60    250    0     470    470     20      0  12  1,00  0   5  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═════╦═════╦═════╦══════╦══════╦══════╦══════╦═══╦════╦═══╦════╗ 
║Piano║Muro ║  Xin ║  Yin ║ Xfin ║ Yfin ║Spess║ Lung║Lfond║ Hmuro║ Hnet ║ Hsup ║ Hinf ║Mat║ Ro ║Fl.║Pian║ 
║ n.ro║N.ro ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║  (m) ║ (cm)║ (cm)║ (cm)║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║   ║    ║est║Rig.║ 
╠═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═════╩═════╩═════╩══════╩══════╩══════╩══════╩═══╩════╩═══╩════╣ 
║  6     1    3,95  26,00  10,80  26,00   40    685    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     2   12,30  26,00  15,00  26,00   40    270    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     3   13,55  20,90  17,70  20,90   40    415    0     295    295     20      0  12  1,00  1   6  ║ 
║  6     4   12,45  34,60  17,70  34,60   40    525    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     5   40,15  26,00  42,85  26,00   40    270    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     6   44,35  26,00  51,70  26,00   40    735    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     7    3,95  29,50  10,80  29,50   40    685    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     8   12,30  29,50  15,00  29,50   40    270    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6     9   40,15  29,50  42,85  29,50   40    270    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    10   44,35  29,50  51,70  29,50   40    735    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    11   37,70  20,90  42,10  20,90   40    440    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    12   37,70  34,60  42,90  34,60   40    520    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    13   44,40  34,60  51,70  34,60   40    730    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    14    4,15  24,20   4,15  26,60   40    240    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    15    4,15  28,60   4,15  31,00   40    240    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    16   51,50  20,70  51,50  22,40   40    170    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    17   51,50  24,10  51,50  26,80   40    270    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    18   51,50  28,80  51,50  30,90   40    210    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
║  6    19   51,50  32,60  51,50  34,80   40    220    0     295    295     20      0  12  1,00  0   6  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1      1   perm  22,88     5    0,00     0    0,00     0   30,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      2   perm  22,88     5    0,00     0    0,00     0   30,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      3   perm  27,84     0    1,90     0   -0,28     0   34,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,59     0    1,22     0    0,03     0    5,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      4   perm  31,35     5    1,88     0    3,78     0   44,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,77     5    1,22     0    1,14     0    8,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      5   perm  28,58     5    0,00     0    1,58     0   37,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,99     5    0,00     0    1,15     0    6,14     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      6   perm  27,09     5    0,00     0    1,98     0   36,90     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,99     5    0,00     0    1,24     0    5,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      7   perm   0,00     0    1,88     0    6,99     0   16,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    1,41     0    2,63     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      8   perm   0,00     0    1,88     0    2,21     0   11,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    0,74     0    1,95     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1      9   perm   0,00     0    2,89     0   39,34     0   50,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,90     0    8,16     0   10,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     10   perm   0,00     0    0,00     0   46,46     0   54,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    9,67     0    9,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     11   perm  45,41     5    1,06     0    3,54     0   57,85     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   9,80     5    0,72     0    1,06     0   11,58     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     12   perm   0,00     0    0,90     0    8,35     0   17,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,61     0    1,85     0    2,46     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1     13   perm  49,57     5    1,06     0    2,32     0   60,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  10,26     5    0,72     0    0,78     0   11,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     14   perm  45,18     5    0,47     0    0,12     0   53,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,98     5    0,30     0    1,10     0    9,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     15   perm  17,72     5    2,88     0    0,46     0   28,90     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,05     5    1,90     0    0,17     0    6,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     16   perm  35,73     5    2,07     0    0,17     0   45,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,77     5    1,50     0    0,10     0    8,37     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     17   perm  39,58     5    2,07     0    1,60     0   51,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,30     5    1,49     0    0,70     0    8,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     18   perm  55,23     5    0,00     0   35,77     0   98,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  14,30     5    0,00     0    5,31     0   19,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     19   perm   0,00     0    1,96     0    0,78     0    6,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,29     0    0,23     0    1,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     20   perm  44,87     0    1,97     0    0,07     0   50,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  13,16     0    1,29     0    0,28     0   14,74     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     21   perm  63,54     5    0,87     0    9,95     0   82,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  15,22     5    0,61     0    4,45     0   20,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     22   perm  37,75     5    1,00     0    1,41     0   48,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,12     5    0,69     0    0,68     0    7,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     23   perm  36,14     5    2,07     0   -0,21     0   45,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,82     5    1,49     0    0,00     0    8,31     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     24   perm  35,50     5    2,07     0    0,08     0   45,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,70     5    1,49     0    0,12     0    8,31     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     25   perm  36,79     5    2,07     0    1,79     0   48,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,47     5    1,50     0    0,86     0    8,83     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     26   perm   0,00     0    1,51     0   11,26     0   20,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,02     0    2,64     0    3,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     27   perm   0,00     0    1,50     0   10,71     0   20,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,01     0    1,46     0    2,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     28   perm   0,00     0    0,82     0   16,07     0   24,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,58     0    2,30     0    2,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     29   perm   0,00     0    1,82     0    8,15     0   17,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,26     0    1,74     0    3,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     30   perm  37,24     5    1,00     0    1,76     0   47,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,40     5    0,69     0    0,91     0    8,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1     31   perm  35,82     5    2,07     0   -0,24     0   45,49     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,71     5    1,49     0    0,03     0    8,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     32   perm  17,80     5    2,88     0    0,36     0   28,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,12     5    1,90     0    0,22     0    6,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     33   perm  60,73     5    1,00     0    3,89     0   73,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  13,30     5    0,68     0    1,96     0   15,95     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     34   perm  37,16     5    1,01     0    2,31     0   48,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,13     5    0,69     0    0,83     0    8,65     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     35   perm  24,65     5    1,00     0    0,61     0   34,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,23     5    0,68     0    0,50     0    3,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     36   perm  23,17     5    0,27     0    0,93     0   32,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,15     5    0,17     0    0,58     0    2,90     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     37   perm  41,32     5    1,00     0    2,64     0   52,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,55     5    0,68     0    0,86     0   10,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     38   perm   0,00     0    1,00     0   54,92     0   63,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,68     0   13,12     0   13,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     39   perm   0,00     0    2,88     0   25,03     0   35,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,90     0    5,22     0    7,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     40   perm  10,12     5    1,88     0   -1,21     0   18,64     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,73     5    1,21     0   -0,24     0    2,71     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     41   perm   0,00     0    1,50     0   27,14     0   36,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,98     0    4,39     0    5,37     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     42   perm   0,00     0    1,88     0    1,26     0   10,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    0,18     0    1,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     43   perm   0,00     0    0,00     0    9,83     0   17,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,06     0   -0,06     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     44   perm  24,63     5    0,00     0   -0,12     0   32,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,62     0    0,00     0   -0,32     0   -0,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     45   perm  37,72     5    0,00     0   -2,17     0   43,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,20     5    0,00     0   -0,18     0    1,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     46   perm   0,00     0    0,00     0   12,24     0   20,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,03     0    0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     47   perm   0,00     0    2,52     0   24,36     0   34,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,68     0    6,57     0    8,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     48   perm  32,70     5    2,52     0    1,09     0   44,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,71     5    1,68     0    0,62     0   11,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1     49   perm  23,23     0    0,00     0    0,53     0   26,13     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,01     0    0,00     0   -0,02     0   -0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     50   perm   2,40     0    0,00     0    0,34     0    5,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,01     0    0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     51   perm   1,26     0    0,00     0   -0,96     0    2,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,03     0    0,00     0    0,03     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     52   perm  11,59     0    1,63     0   -4,39     0   12,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,22     0    1,04     0    0,29     0    2,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     53   perm   1,40     0    0,00     0   -0,74     0    3,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,03     0    0,00     0   -0,01     0   -0,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     54   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     55   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     56   perm   2,55     0    0,00     0    0,51     0    5,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,01     0    0,00     0    0,01     0    0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     57   perm   1,01     0    0,00     0   -1,02     0    2,37     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,04     0    0,00     0    0,18     0    0,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     58   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     59   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     60   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     61   perm   1,62     0    0,00     0   -0,58     0    3,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,09     0    0,00     0    0,11     0    0,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     62   perm   0,00     0    0,00     0   -22,33    0   -14,50    0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -3,08     0   -3,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     63   perm   0,00     0    0,00     0    2,26     0   10,10     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,29     0    0,29     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     64   perm   0,00     0    0,00     0   15,58     0   23,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    1,44     0    1,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     65   perm  34,67     5    0,00     0    0,29     0   42,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,97     5    0,00     0    0,02     0    2,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     66   perm  33,77     5    0,00     0    0,22     0   41,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,12     5    0,00     0   -0,02     0    3,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1     67   perm  28,63     5    0,00     0   -0,02     0   36,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,30     5    0,00     0    0,04     0    2,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     68   perm  34,11     5    0,00     0    3,93     0   45,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,00     5    0,00     0    0,03     0    5,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     69   perm  38,15     5    0,00     0    3,55     0   49,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,12     5    0,00     0    0,25     0    6,36     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     70   perm  43,80     5    0,00     0    6,92     0   58,56     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,00     5    0,00     0    0,99     0    7,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     71   perm  16,31     5    0,00     0   -8,29     0   15,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,05     5    0,00     0   -1,64     0   -1,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     72   perm  35,68     5    1,75     0    0,95     0   46,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,78     5    1,13     0    1,03     0    9,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     73   perm  36,52     5    1,75     0    1,79     0   47,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,93     5    1,13     0    0,56     0    9,62     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     74   perm  37,24     5    1,75     0    1,60     0   48,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,55     5    1,13     0    0,72     0   10,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     75   perm  30,78     5    1,76     0    0,95     0   41,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,55     5    1,14     0    0,55     0    8,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     76   perm  35,12     5    1,75     0    1,13     0   45,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,38     5    1,13     0    0,59     0    9,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     77   perm  37,04     5    1,75     0    1,72     0   48,34     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,70     5    1,13     0    0,70     0   10,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     78   perm  38,57     5    1,76     0    1,58     0   49,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,17     5    1,14     0    0,48     0    9,79     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     79   perm  34,03     5    1,76     0   30,26     0   73,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,38     5    1,14     0    1,07     0   10,58     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     80   perm  36,17     5    1,75     0    1,01     0   46,77     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,80     5    1,13     0    1,04     0    9,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     81   perm  32,48     5    1,71     0    1,37     0   43,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,43     5    1,11     0    0,50     0    9,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     82   perm  32,34     5    1,75     0    5,32     0   47,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,28     5    1,13     0    1,33     0   10,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     83   perm  45,31     0    1,77     0   -4,05     0   48,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,57     0    1,14     0   -0,27     0    8,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     84   perm  54,59     5    2,54     0    2,55     0   67,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  13,66     5    1,70     0    1,15     0   16,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
 
 
 
                                     



 

103 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1     85   perm  43,52     5    2,53     0    3,17     0   57,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  11,13     5    1,69     0    1,22     0   14,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     86   perm  18,06     0    2,55     0   -0,75     0   24,92     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,16     0    1,68     0   -0,11     0    5,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     87   perm  18,71     5    0,00     0    0,48     0   27,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,21     0    0,00     0   -0,13     0   -0,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     88   perm   0,00     0    0,00     0   20,34     0   28,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,49     0    0,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     89   perm   0,00     0    0,00     0   17,04     0   24,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,74     0    0,74     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     90   perm  13,06     5    0,00     0    0,00     0   20,90     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,61     5    0,00     0    0,00     0    0,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     91   perm  32,48     5    0,00     0    0,00     0   40,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,39     5    0,00     0    0,00     0    1,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     92   perm   0,00     0    0,59     0   24,17     0   32,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,42     0    2,17     0    2,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     93   perm  29,05     5    0,79     0   -0,33     0   37,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,16     5    0,56     0    0,14     0    3,86     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     94   perm  28,27     5    0,78     0    0,76     0   37,65     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,00     5    0,56     0    0,38     0    4,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     95   perm  25,80     5    0,00     0    8,01     0   41,65     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,23     5    0,00     0    2,44     0    3,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     96   perm   0,00     0    1,41     0   12,33     0   21,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,93     0    2,01     0    2,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     97   perm   0,00     0    0,00     0   16,41     0   24,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    2,65     0    2,65     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     98   perm  26,32     5    0,00     0    1,44     0   35,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,43     5    0,00     0    0,67     0    2,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1     99   perm  13,03     5    1,44     0    0,15     0   22,46     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,01     5    0,95     0    0,05     0    3,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    100   perm  17,49     5    0,00     0    0,10     0   25,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,27     0    0,00     0   -0,17     0   -0,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    101   perm   0,00     0    0,00     0    9,37     0   17,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,50     0   -0,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    102   perm  20,67     5    0,00     0    0,55     0   29,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,91     5    0,00     0    0,27     0    1,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
 
 
 
                                     



 

104 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1    103   perm  12,76     5    0,00     0    0,00     0   20,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,58     5    0,00     0    0,00     0    0,58     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    104   perm  34,22     5    0,00     0    0,00     0   42,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,88     5    0,00     0    0,00     0    1,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    105   perm  32,05     5    0,55     0   -3,49     0   36,95     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,83     5    0,36     0   -0,24     0    2,95     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    106   perm   5,43     5    0,77     0    0,79     0   14,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,55     5    0,54     0    0,14     0    1,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    107   perm   6,38     5    0,70     0    1,71     0   16,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,35     5    0,51     0    0,57     0    1,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    108   perm  11,78     5    0,70     0    6,85     0   27,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,26     5    0,51     0    2,70     0    4,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    109   perm  -1,53     0    0,00     0   -5,24     0   -4,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,12     0    0,00     0    0,01     0   -0,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    110   perm   1,94     0    0,00     0   -0,11     0    4,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,02     0    0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    111   perm  36,09     5    1,75     0    0,77     0   46,44     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,23     5    1,13     0    1,03     0   10,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    112   perm  34,20     5    1,75     0    1,92     0   45,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,78     5    1,13     0    0,59     0    9,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    113   perm  30,00     5    1,75     0    2,85     0   42,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,92     5    1,13     0    0,84     0    9,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    114   perm  46,01     5    1,75     0   -0,80     0   54,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,66     5    1,13     0    0,39     0    9,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    115   perm   0,00     0    2,53     0   12,95     0   23,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,69     0    2,74     0    4,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    116   perm  27,84     5    2,52     0    0,96     0   39,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,96     5    1,68     0    0,81     0    8,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    117   perm  36,75     5    1,75     0    1,26     0   47,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,36     5    1,13     0    1,11     0   10,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    118   perm  36,03     5    1,75     0    1,64     0   47,26     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,89     5    1,13     0    0,54     0    9,56     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    119   perm  37,47     5    1,75     0    1,58     0   48,64     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,61     5    1,13     0    0,72     0   10,46     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    120   perm  30,66     5    1,75     0    0,96     0   41,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,41     5    1,13     0    0,56     0    8,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1    121   perm  35,46     5    1,75     0    1,00     0   46,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,84     5    1,13     0    0,53     0    9,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    122   perm  36,94     5    1,33     0    1,73     0   47,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,78     5    0,86     0    0,74     0   10,37     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    123   perm  38,92     5    1,75     0    1,13     0   49,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,12     5    1,13     0    0,40     0    9,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    124   perm  52,97     5    1,75     0   12,89     0   75,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,50     5    1,13     0    1,25     0   10,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    125   perm   0,00     0    0,00     0    5,55     0   13,39     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    1,48     0    1,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    126   perm   0,00     0    0,00     0    3,58     0   11,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,52     0    0,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    127   perm   0,00     0    0,00     0   23,54     0   31,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,88     0    0,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    128   perm   0,00     0    0,00     0   16,26     0   24,10     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    1,04     0    1,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    129   perm  28,18     5    0,00     0    0,81     0   36,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,93     5    0,00     0    0,15     0    2,09     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    130   perm  33,40     5    0,00     0    0,91     0   42,15     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,84     5    0,00     0    0,12     0    2,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    131   perm   0,00     0    0,00     0   10,28     0   18,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,42     0    0,42     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    132   perm   0,00     0    0,00     0    4,83     0   12,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,72     0    0,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    133   perm   0,00     0    0,00     0    2,07     0    9,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -1,22     0   -1,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    134   perm   2,61     0    0,00     0    0,01     0    5,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,15     0    0,00     0    0,26     0    0,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    135   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    136   perm   2,05     0    0,00     0    0,14     0    4,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,02     0   -0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    137   perm   2,05     0    0,00     0    0,26     0    4,69     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,03     0    0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    138   perm   1,53     0    0,00     0   -1,19     0    2,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,04     0    0,00     0    0,03     0    0,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 1    139   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    140   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    141   perm   2,05     0    0,00     0    0,00     0    4,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    142   perm   1,71     0    0,00     0   -0,46     0    3,62     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,07     0    0,00     0    0,09     0    0,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    143   perm   0,00     0    2,89     0   12,75     0   23,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,90     0    3,77     0    5,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    144   perm   0,00     0    2,89     0    3,54     0   14,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,91     0    1,05     0    2,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    145   perm   0,00     0    2,89     0   15,11     0   25,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,90     0    4,52     0    6,42     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    146   perm   0,00     0    0,00     0   51,12     0   58,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,69     0    0,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 1    147   perm  33,60     5    0,78     0   -0,02     0   42,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,32     5    0,55     0    0,09     0    4,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2      1   perm  18,52     5    0,00     0    0,00     0   22,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      2   perm  18,52     5    0,00     0    0,00     0   22,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      3   perm  21,99     5    1,90     0   -0,41     0   27,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,40     5    1,21     0   -0,02     0    4,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      4   perm  22,91     5    1,90     0    2,19     0   31,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,54     5    1,22     0    1,02     0    5,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      5   perm  20,74     5    1,90     0    1,58     0   28,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,91     5    1,21     0    0,86     0    4,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      6   perm  20,76     5    0,38     0    1,59     0   27,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,89     5    0,23     0    0,86     0    3,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      7   perm  26,14     5    1,90     0    5,42     0   37,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,73     5    1,21     0    1,64     0    6,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2      8   perm  19,23     5    1,90     0   -1,48     0   24,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,89     5    1,21     0   -0,17     0    3,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2      9   perm  29,72     5    2,93     0    0,31     0   37,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,26     5    1,91     0    0,16     0    8,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     10   perm  25,66     5    2,65     0    0,37     0   33,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,49     5    1,73     0    0,41     0    6,63     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     11   perm  33,81     5    1,91     0    5,33     0   45,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,64     5    1,30     0    1,87     0    9,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     12   perm   0,00     0    1,69     0    8,45     0   14,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,15     0    2,11     0    3,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     13   perm   0,00     0    1,51     0    8,53     0   14,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,03     0    2,16     0    3,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     14   perm  38,06     5    1,91     0    5,24     0   49,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,17     5    1,30     0    1,79     0   10,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     15   perm   0,00     0    0,85     0   39,98     0   45,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,54     0    7,44     0    7,98     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     16   perm   0,00     0    2,93     0   10,42     0   17,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,91     0    2,14     0    4,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     17   perm  28,99     5    2,09     0    0,28     0   35,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,12     5    1,49     0    0,16     0    6,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     18   perm  32,41     5    1,04     0    1,77     0   39,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,85     5    0,70     0    0,75     0    6,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     19   perm  45,07     0    1,90     0    3,91     0   55,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  10,74     0    1,29     0    2,27     0   14,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     20   perm  35,88     0    1,97     0    4,25     0   45,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  10,00     0    1,29     0    1,93     0   13,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     21   perm  35,54     0    1,97     0    4,28     0   44,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   9,94     0    1,29     0    1,93     0   13,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     22   perm  51,80     5    0,86     0    6,52     0   63,54     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  11,51     5    0,59     0    3,12     0   15,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     23   perm  31,09     5    1,04     0    1,27     0   37,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,72     5    0,70     0    0,70     0    6,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     24   perm  29,49     5    2,09     0    0,21     0   36,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,19     5    1,49     0    0,14     0    6,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     25   perm  28,81     5    2,09     0    0,24     0   35,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,06     5    1,49     0    0,15     0    6,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2     26   perm  30,35     5    1,04     0    1,04     0   36,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,02     5    0,70     0    0,75     0    6,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     27   perm  42,29     5    1,71     0   10,49     0   58,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,73     5    1,17     0    2,58     0   12,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     28   perm   6,04     5    1,84     0   -12,24    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,91     5    1,26     0   -2,16     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     29   perm  29,23     5    0,62     0    4,58     0   38,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,72     5    0,43     0    1,11     0    5,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     30   perm  30,44     5    0,82     0    4,78     0   40,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,42     5    0,57     0    1,24     0    6,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     31   perm   5,99     5    1,84     0   -12,19    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,92     5    1,26     0   -2,18     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     32   perm  40,23     5    1,46     0    9,83     0   55,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,97     5    0,97     0    2,51     0   11,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     33   perm  30,71     5    1,04     0    1,13     0   37,24     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,99     5    0,70     0    0,72     0    6,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     34   perm  29,21     5    2,09     0    0,15     0   35,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,10     5    1,49     0    0,13     0    6,71     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     35   perm   0,00     0    2,93     0   10,51     0   17,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,91     0    2,21     0    4,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     36   perm   0,00     0    1,04     0   55,33     0   60,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,70     0   12,61     0   13,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     37   perm  29,51     5    1,04     0    2,25     0   37,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,64     5    0,70     0    0,79     0    7,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     38   perm  19,91     5    0,00     0    0,38     0   24,65     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,96     5    0,00     0    0,27     0    2,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     39   perm  18,52     5    0,07     0    0,22     0   23,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,84     5    0,04     0    0,26     0    2,15     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     40   perm  32,23     5    1,04     0    3,70     0   41,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,66     5    0,70     0    1,20     0    8,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     41   perm   0,00     0    2,14     0   43,16     0   49,66     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,37     0   10,23     0   11,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     42   perm   0,00     0    2,93     0   11,43     0   18,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,91     0    2,25     0    4,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     43   perm   0,00     0    1,90     0    3,87     0   10,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    0,52     0    1,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2     44   perm   9,74     5    1,90     0   -16,00    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,01     5    1,21     0   -3,23     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     45   perm   0,00     0    1,90     0    8,92     0   15,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    2,04     0    3,25     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     46   perm  18,73     5    0,00     0    0,01     0   23,11     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,07     5    0,00     0    0,02     0    0,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     47   perm  19,51     5    0,00     0    0,76     0   24,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,50     0    0,00     0   -0,11     0   -0,62     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     48   perm  21,02     5    0,00     0   12,33     0   37,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,02     0    0,00     0    1,22     0    1,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     49   perm   0,00     0    0,00     0   41,12     0   45,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,01     0   -0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     50   perm   0,00     0    0,00     0   -4,36     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     51   perm   0,00     0    0,00     0   13,51     0   17,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     52   perm   0,00     0    0,00     0   21,18     0   23,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,01     0   -0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     53   perm   0,00     0    0,00     0    0,35     0    2,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     54   perm   0,00     0    0,00     0   -0,79     0    1,26     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,03     0   -0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     55   perm   0,00     0    1,63     0    6,36     0   11,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,35     0    0,88     0    1,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     56   perm   0,00     0    0,00     0   -0,65     0    1,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,03     0   -0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     57   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     58   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     59   perm   0,00     0    0,00     0    0,50     0    2,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,01     0    0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     60   perm   0,00     0    0,00     0   -1,04     0    1,01     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,04     0    0,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     61   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2     62   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     63   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     64   perm   0,00     0    0,00     0   -0,43     0    1,62     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,09     0    0,09     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     65   perm  10,18     0    0,55     0   -0,08     0   15,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,70     0    0,41     0   -0,06     0   -0,35     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     66   perm  11,53     5    0,55     0   -16,45    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,00     5    0,41     0   -2,41     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     67   perm  42,55     5    0,00     0   23,20     0   70,11     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,10     5    0,00     0    4,42     0   11,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     68   perm  11,93     5    0,55     0   -16,84    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,61     5    0,41     0   -2,02     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     69   perm  24,52     5    0,55     0    2,19     0   31,62     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,25     5    0,41     0    0,54     0    3,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     70   perm  28,88     5    0,40     0    1,02     0   34,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,39     5    0,26     0    0,32     0    2,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     71   perm  28,23     5    0,55     0    0,63     0   33,77     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,43     5    0,41     0    0,28     0    3,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     72   perm  23,14     5    0,35     0    0,78     0   28,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,76     5    0,23     0    0,31     0    2,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     73   perm  26,72     5    0,55     0    2,47     0   34,11     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,69     5    0,41     0    0,90     0    5,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     74   perm  30,51     5    0,00     0    3,28     0   38,15     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,87     5    0,00     0    1,25     0    6,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     75   perm  34,21     5    0,55     0    4,67     0   43,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,30     5    0,41     0    1,28     0    7,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     76   perm   0,96     5    0,55     0   10,43     0   16,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -1,68     0    0,41     0    1,31     0    0,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     77   perm  28,31     5    1,79     0    1,23     0   35,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,96     5    1,15     0    0,67     0    7,78     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     78   perm  28,84     5    1,79     0    1,53     0   36,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,07     5    1,15     0    0,71     0    7,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     79   perm  29,51     5    1,79     0    1,58     0   37,24     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,61     5    1,15     0    0,79     0    8,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2     80   perm  23,53     5    1,79     0    1,10     0   30,78     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,84     5    1,15     0    0,56     0    6,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     81   perm  27,81     5    1,79     0    1,17     0   35,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,62     5    1,15     0    0,61     0    7,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     82   perm  29,38     5    1,79     0    1,51     0   37,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,77     5    1,15     0    0,78     0    8,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     83   perm  30,58     5    1,79     0    1,84     0   38,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,32     5    1,15     0    0,70     0    8,17     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     84   perm  27,14     5    1,79     0    0,75     0   34,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,60     5    1,15     0    0,63     0    8,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     85   perm  28,76     5    1,79     0    1,27     0   36,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,99     5    1,15     0    0,67     0    7,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     86   perm  25,39     5    1,75     0    0,98     0   32,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,66     5    1,12     0    0,65     0    7,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     87   perm  23,55     5    1,79     0    2,64     0   32,34     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,19     5    1,15     0    0,94     0    8,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     88   perm  38,82     5    1,79     0    0,34     0   45,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,96     5    1,15     0    0,47     0    7,57     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     89   perm  42,83     5    2,60     0    4,81     0   54,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  10,27     5    1,71     0    1,68     0   13,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     90   perm  34,45     5    2,60     0    2,11     0   43,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   8,49     5    1,71     0    0,94     0   11,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     91   perm   0,00     0    2,63     0   11,07     0   18,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,69     0    2,47     0    4,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     92   perm  13,82     5    0,00     0    0,53     0   18,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,18     0    0,00     0   -0,03     0   -0,21     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     93   perm   0,00     0    0,00     0   15,26     0   19,62     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,34     0    0,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     94   perm  15,67     5    0,00     0    0,58     0   20,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,54     5    0,00     0    0,26     0    0,79     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     95   perm   0,00     0    0,00     0    8,70     0   13,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,61     0    0,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     96   perm  26,39     5    0,00     0    1,73     0   32,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,26     5    0,00     0    0,13     0    1,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     97   perm   0,00     0    0,58     0   27,48     0   32,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,38     0    2,57     0    2,95     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2     98   perm   0,00     0    0,81     0   23,88     0   29,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,56     0    2,60     0    3,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2     99   perm  27,08     5    0,81     0    1,34     0   33,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,44     5    0,56     0    0,32     0    4,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    100   perm  22,77     5    0,81     0    0,33     0   28,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,23     5    0,56     0    0,21     0    4,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    101   perm  20,73     5    0,00     0    0,71     0   25,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,91     5    0,00     0    0,32     0    1,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    102   perm   0,00     0    1,53     0    6,64     0   12,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,00     0    0,93     0    1,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    103   perm  24,60     5    0,15     0    3,97     0   33,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,47     5    0,15     0    0,87     0    3,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    104   perm  21,82     5    0,16     0    1,57     0   27,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,01     5    0,17     0    0,45     0    2,63     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    105   perm  21,09     5    0,00     0    0,88     0   26,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,05     5    0,00     0    0,38     0    1,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    106   perm   0,00     0    1,53     0    7,14     0   13,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,00     0    1,01     0    2,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    107   perm  12,99     5    0,00     0    0,14     0   17,49     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,21     0    0,00     0   -0,06     0   -0,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    108   perm   0,00     0    0,00     0    4,02     0    8,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,74     0   -0,74     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    109   perm  15,78     5    0,00     0    0,53     0   20,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,64     5    0,00     0    0,27     0    0,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    110   perm   0,00     0    0,00     0    8,40     0   12,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,58     0    0,58     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    111   perm  29,20     5    0,00     0    0,67     0   34,22     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,82     5    0,00     0    0,06     0    1,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    112   perm   0,00     0    0,00     0   27,69     0   32,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    2,83     0    2,83     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    113   perm   0,00     0    0,78     0    0,28     0    5,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,49     0    0,06     0    0,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    114   perm   0,00     0    0,73     0    1,29     0    6,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,18     0    0,35     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    115   perm   0,00     0    0,73     0    6,69     0   11,78     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    1,09     0    1,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2    116   perm   0,00     0    0,00     0   -3,59     0   -1,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,12     0   -0,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    117   perm   0,00     0    0,00     0   -0,11     0    1,94     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    118   perm  28,75     5    1,79     0    1,20     0   36,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,41     5    1,15     0    0,68     0    8,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    119   perm  26,70     5    1,79     0    1,35     0   34,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,93     5    1,15     0    0,71     0    7,78     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    120   perm  21,85     5    1,79     0    2,00     0   30,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,93     5    1,15     0    0,84     0    7,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    121   perm  39,03     5    1,79     0    0,84     0   46,01     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,98     5    1,15     0    0,53     0    7,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    122   perm  29,83     5    2,02     0    1,64     0   37,85     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,78     5    1,30     0    0,69     0    8,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    123   perm  29,87     5    2,51     0   -0,07     0   36,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,22     5    1,66     0    0,36     0    9,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    124   perm   0,00     0    2,57     0   25,77     0   32,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,70     0    7,01     0    8,71     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    125   perm   0,00     0    2,57     0   20,91     0   27,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,70     0    4,27     0    5,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    126   perm  29,31     5    1,79     0    1,29     0   36,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,52     5    1,15     0    0,69     0    8,36     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    127   perm  28,40     5    1,79     0    1,48     0   36,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,02     5    1,15     0    0,72     0    7,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    128   perm  29,70     5    1,79     0    1,62     0   37,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,65     5    1,15     0    0,81     0    8,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    129   perm  23,41     5    1,79     0    1,10     0   30,66     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,71     5    1,15     0    0,55     0    6,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    130   perm  28,23     5    1,79     0    1,09     0   35,46     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,13     5    1,15     0    0,56     0    7,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    131   perm  29,30     5    1,79     0    1,49     0   36,94     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,84     5    1,15     0    0,79     0    8,78     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    132   perm  30,93     5    1,79     0    1,85     0   38,92     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,27     5    1,15     0    0,70     0    8,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    133   perm  26,91     5    1,79     0   19,91     0   52,97     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,68     5    1,15     0    0,67     0    8,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
 
 
                                     



 

114 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2    134   perm   5,54     5    0,55     0   -0,09     0   10,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -1,28     0    0,41     0   -0,01     0   -0,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    135   perm   7,55     5    0,55     0   -12,47    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,07     5    0,41     0   -1,47     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    136   perm   2,68     5    0,00     0   -7,04     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,45     5    0,00     0   -0,45     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    137   perm  11,89     5    0,55     0   -16,81    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,92     5    0,41     0   -2,33     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    138   perm  28,61     5    0,55     0    5,44     0   38,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,46     5    0,41     0    1,06     0    3,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    139   perm  23,52     5    0,62     0   -0,32     0   28,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,43     5    0,41     0    0,10     0    1,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    140   perm  27,41     5    0,55     0    1,08     0   33,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,10     5    0,41     0    0,33     0    2,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    141   perm  26,05     5    0,35     0    3,52     0   34,28     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,97     5    0,23     0    0,81     0    3,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    142   perm   9,05     5    0,55     0   -13,96    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,53     5    0,41     0   -1,94     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    143   perm   2,55     5    0,55     0   -7,47     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,56     5    0,41     0   -0,96     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    144   perm   8,61     5    0,55     0   -13,53    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,27     5    0,41     0   -1,68     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    145   perm   5,83     5    0,55     0   14,49     0   25,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,82     0    0,41     0    2,08     0    1,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    146   perm   0,00     0    0,00     0    0,56     0    2,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,15     0    0,15     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    147   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    148   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    149   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    150   perm   0,00     0    0,00     0   -0,52     0    1,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,04     0    0,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    151   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 2    152   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    153   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    2,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 2    154   perm   0,00     0    0,00     0   -0,35     0    1,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,07     0    0,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3      1   perm  11,91     0    0,00     0    0,00     0   18,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      2   perm  11,91     0    0,00     0    0,00     0   18,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      3   perm  14,25     0    1,91     0   -0,79     0   21,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,26     0    1,22     0   -0,07     0    3,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      4   perm  12,65     0    1,91     0    1,73     0   22,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,43     0    1,22     0    0,90     0    3,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      5   perm  10,33     0    1,91     0    1,88     0   20,74     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,76     0    1,21     0    0,94     0    2,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      6   perm  10,37     0    1,91     0    1,86     0   20,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,76     0    1,21     0    0,92     0    2,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      7   perm  13,70     0    1,91     0    3,92     0   26,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,14     0    1,21     0    1,38     0    3,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      8   perm  12,60     0    1,91     0   -1,91     0   19,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,91     0    1,22     0   -0,24     0    2,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3      9   perm  19,72     0    2,99     0    0,39     0   29,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,16     0    1,93     0    0,18     0    6,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     10   perm  16,28     0    2,69     0    0,08     0   25,66     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,45     0    1,73     0    0,30     0    4,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     11   perm  21,75     0    1,12     0    4,33     0   33,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,73     0    0,74     0    1,18     0    6,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     12   perm  22,47     0    0,77     0    5,71     0   35,56     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,77     0    0,50     0    1,64     0    6,90     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     13   perm  21,39     0    0,78     0    4,91     0   33,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,53     0    0,52     0    1,48     0    6,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3     14   perm  24,04     0    1,12     0    6,29     0   38,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,01     0    0,74     0    1,43     0    7,17     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     15   perm  15,12     0    2,61     0   -0,51     0   23,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,12     0    1,68     0    0,18     0    3,98     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     16   perm  20,99     0    2,99     0    0,60     0   31,19     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,45     0    1,93     0    0,21     0    6,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     17   perm  19,97     0    2,12     0    0,29     0   28,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,48     0    1,48     0    0,16     0    5,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     18   perm  22,83     0    1,07     0    1,89     0   32,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,40     0    0,71     0    0,74     0    4,85     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     19   perm  32,17     0    1,90     0    3,51     0   45,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,08     0    1,29     0    2,37     0   10,74     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     20   perm  24,04     0    1,97     0    4,57     0   35,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,70     0    1,29     0    2,01     0   10,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     21   perm  23,84     0    1,97     0    4,44     0   35,54     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,67     0    1,29     0    1,99     0    9,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     22   perm  37,93     0    0,85     0    6,41     0   51,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,73     0    0,58     0    3,20     0   11,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     23   perm  22,08     0    1,08     0    1,31     0   31,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,31     0    0,71     0    0,70     0    4,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     24   perm  20,55     0    2,12     0    0,20     0   29,49     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,57     0    1,48     0    0,14     0    5,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     25   perm  19,86     0    2,12     0    0,22     0   28,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,44     0    1,48     0    0,14     0    5,06     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     26   perm  21,52     0    1,07     0    1,14     0   30,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,50     0    0,71     0    0,81     0    5,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     27   perm  25,67     0    1,92     0    8,09     0   42,29     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,40     0    1,28     0    2,04     0    8,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     28   perm   6,64     0    1,88     0   -9,09     0    6,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,22     0    1,26     0   -1,57     0    0,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     29   perm  18,11     0    0,62     0    3,89     0   29,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,28     0    0,43     0    1,01     0    3,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     30   perm  18,89     0    0,82     0    4,12     0   30,44     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,74     0    0,56     0    1,12     0    4,42     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     31   perm   6,65     0    1,88     0   -9,16     0    5,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,26     0    1,26     0   -1,60     0    0,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3     32   perm  24,43     0    1,49     0    7,69     0   40,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,90     0    0,98     0    2,09     0    7,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     33   perm  21,70     0    1,08     0    1,32     0   30,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,47     0    0,71     0    0,81     0    4,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     34   perm  20,35     0    2,12     0    0,13     0   29,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,50     0    1,48     0    0,12     0    5,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     35   perm  19,23     0    2,99     0   -0,10     0   28,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,11     0    1,93     0    0,09     0    6,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     36   perm  21,74     0    2,46     0    1,07     0   31,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,40     0    1,57     0    0,48     0    6,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     37   perm  19,16     0    1,08     0    2,67     0   29,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,11     0    0,71     0    0,82     0    5,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     38   perm  13,07     0    0,00     0    0,23     0   19,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,70     0    0,00     0    0,26     0    1,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     39   perm  11,83     0    0,07     0    0,00     0   18,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,56     0    0,04     0    0,24     0    1,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     40   perm  20,64     0    1,08     0    3,90     0   32,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,72     0    0,71     0    1,22     0    6,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     41   perm  20,76     0    2,77     0    0,92     0   31,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,45     0    1,78     0    0,37     0    6,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     42   perm  21,43     0    2,99     0   -0,11     0   30,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,27     0    1,93     0    0,12     0    6,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     43   perm  13,01     0    1,91     0   -1,69     0   19,85     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,14     0    1,21     0   -0,18     0    3,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     44   perm   7,42     0    1,91     0   -6,21     0    9,74     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,66     0    1,21     0   -0,87     0    2,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     45   perm  12,13     0    1,91     0   -2,59     0   18,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,98     0    1,21     0   -0,37     0    2,83     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     46   perm  12,06     0    0,00     0    0,06     0   18,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,04     0    0,00     0    0,02     0    0,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     47   perm  12,48     0    0,00     0    0,41     0   19,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,33     0    0,00     0   -0,18     0   -0,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     48   perm  13,25     0    0,00     0    1,16     0   21,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,03     0    0,00     0    0,02     0   -0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     49   perm  11,88     0    0,00     0   -0,10     0   18,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,01     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3     50   perm   9,98     0    1,57     0   -1,69     0   16,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,49     0    1,01     0   -0,11     0    2,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     51   perm  10,16     0    1,57     0   -1,33     0   17,01     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,51     0    1,01     0   -0,05     0    2,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     52   perm  24,67     0    0,00     0    3,02     0   34,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,87     0    0,00     0   -0,26     0    2,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     53   perm  26,06     0    0,00     0    0,00     0   32,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,07     0    0,00     0    0,00     0    3,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     54   perm   4,23     0    1,12     0   -11,97    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,38     0    0,74     0   -2,12     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     55   perm  17,87     0    1,91     0    1,47     0   27,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,43     0    1,21     0    0,55     0    5,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     56   perm   4,36     0    0,00     0   -8,46     0    2,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,45     0    0,00     0   -0,76     0   -0,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     57   perm   5,93     0    0,55     0   -3,80     0   10,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,45     0    0,41     0   -0,65     0   -0,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     58   perm  11,64     0    0,56     0   -7,28     0   11,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,54     0    0,40     0   -0,94     0    2,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     59   perm  24,24     0    0,00     0   11,70     0   42,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,54     0    0,00     0    2,56     0    7,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     60   perm  11,96     0    0,56     0   -7,20     0   11,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,93     0    0,40     0   -0,72     0    1,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     61   perm  15,73     0    0,56     0    1,62     0   24,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,36     0    0,40     0    0,48     0    2,25     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     62   perm  20,92     0    0,40     0    0,95     0   28,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,82     0    0,26     0    0,31     0    2,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     63   perm  20,58     0    0,56     0    0,47     0   28,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,80     0    0,40     0    0,23     0    2,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     64   perm  15,15     0    0,34     0    1,03     0   23,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,13     0    0,23     0    0,40     0    1,76     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     65   perm  17,83     0    0,56     0    1,72     0   26,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,65     0    0,40     0    0,63     0    3,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     66   perm  20,52     0    0,00     0    3,37     0   30,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,61     0    0,00     0    1,26     0    4,87     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     67   perm  21,85     0    0,56     0    5,19     0   34,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,80     0    0,40     0    1,11     0    5,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3     68   perm   1,14     0    0,56     0   -7,35     0    0,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -1,04     0    0,40     0   -1,03     0   -1,68     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     69   perm  18,53     0    1,83     0    1,34     0   28,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,05     0    1,16     0    0,75     0    5,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     70   perm  18,95     0    1,82     0    1,45     0   28,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,26     0    1,16     0    0,64     0    6,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     71   perm  19,58     0    1,82     0    1,50     0   29,51     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,67     0    1,16     0    0,78     0    6,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     72   perm  13,86     0    1,82     0    1,23     0   23,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,07     0    1,16     0    0,61     0    4,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     73   perm  18,20     0    1,83     0    1,16     0   27,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,84     0    1,16     0    0,62     0    5,62     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     74   perm  19,47     0    1,83     0    1,47     0   29,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,83     0    1,16     0    0,78     0    6,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     75   perm  20,12     0    1,82     0    2,02     0   30,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,55     0    1,16     0    0,62     0    6,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     76   perm  18,13     0    1,83     0    0,57     0   27,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,70     0    1,16     0    0,74     0    6,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     77   perm  18,82     0    1,82     0    1,50     0   28,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,06     0    1,16     0    0,76     0    5,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     78   perm  16,60     0    1,79     0    0,39     0   25,39     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,99     0    1,14     0    0,53     0    5,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     79   perm  12,06     0    1,82     0    3,05     0   23,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,05     0    1,16     0    0,97     0    6,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     80   perm  30,02     0    1,83     0    0,36     0   38,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,28     0    1,16     0    0,52     0    5,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     81   perm  26,73     0    2,65     0    6,83     0   42,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,60     0    1,72     0    1,95     0   10,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     82   perm  22,13     0    2,61     0    3,11     0   34,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,57     0    1,70     0    1,22     0    8,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     83   perm  20,63     0    2,54     0    1,40     0   31,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   5,31     0    1,65     0    0,85     0    7,81     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     84   perm   6,87     0    0,00     0    0,33     0   13,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,07     0    0,00     0   -0,11     0   -0,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     85   perm   7,16     0    0,00     0    0,67     0   14,44     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,09     0    0,00     0    0,16     0    0,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3     86   perm   8,59     0    0,00     0    0,46     0   15,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,32     0    0,00     0    0,22     0    0,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     87   perm  11,42     0    0,00     0   -1,31     0   16,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,24     0    0,00     0    0,05     0    0,29     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     88   perm  16,61     0    0,00     0    3,17     0   26,39     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,08     0    0,00     0    0,18     0    1,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     89   perm  12,83     0    0,74     0   -0,99     0   19,19     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,38     0    0,50     0   -0,07     0    1,81     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     90   perm  18,42     0    2,65     0    0,40     0   28,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,18     0    1,72     0    0,33     0    6,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     91   perm  17,36     0    0,83     0    2,28     0   27,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,53     0    0,56     0    0,35     0    3,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     92   perm  15,05     0    0,82     0    0,28     0   22,77     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,41     0    0,56     0    0,26     0    3,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     93   perm  13,38     0    0,00     0    0,74     0   20,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,60     0    0,00     0    0,31     0    0,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     94   perm  18,79     0    1,58     0    5,24     0   32,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,13     0    1,01     0    0,99     0    5,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     95   perm  11,00     0    0,15     0    6,83     0   24,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,01     0    0,15     0    1,31     0    2,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     96   perm  10,15     0    0,17     0    4,88     0   21,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,88     0    0,17     0    0,97     0    2,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     97   perm  13,61     0    0,00     0    0,86     0   21,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,69     0    0,00     0    0,36     0    1,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     98   perm  18,66     0    1,58     0    4,91     0   31,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,11     0    1,01     0    0,94     0    5,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3     99   perm   6,59     0    0,00     0   -0,21     0   12,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,08     0    0,00     0   -0,13     0   -0,21     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    100   perm   7,40     0    0,00     0    1,13     0   15,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,09     0    0,00     0    0,15     0    0,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    101   perm   8,71     0    0,00     0    0,46     0   15,78     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,38     0    0,00     0    0,26     0    0,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    102   perm  10,81     0    0,00     0   -1,07     0   16,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,20     0    0,00     0   -0,09     0    0,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    103   perm  18,38     0    0,00     0    4,20     0   29,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,49     0    0,00     0    0,34     0    1,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3    104   perm  15,45     0    0,75     0    1,02     0   23,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,97     0    0,49     0    0,23     0    2,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    105   perm  28,98     0    0,80     0   11,43     0   47,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,59     0    0,55     0    1,88     0    7,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    106   perm  30,57     0    1,91     0   10,06     0   49,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   7,15     0    1,22     0    2,97     0   11,33     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    107   perm  18,98     0    1,83     0    1,32     0   28,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,48     0    1,16     0    0,76     0    6,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    108   perm  17,38     0    1,83     0    0,89     0   26,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,16     0    1,16     0    0,61     0    5,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    109   perm  11,00     0    1,83     0    2,41     0   21,85     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,90     0    1,16     0    0,87     0    5,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    110   perm  29,79     0    1,83     0    0,80     0   39,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,27     0    1,16     0    0,56     0    5,98     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    111   perm  19,40     0    2,62     0    1,19     0   29,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,51     0    1,71     0    0,56     0    6,78     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    112   perm  19,45     0    2,56     0    1,23     0   29,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,80     0    1,67     0    0,74     0    7,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    113   perm  22,87     0    2,62     0    2,80     0   34,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   6,37     0    1,71     0    1,42     0    9,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    114   perm  19,06     0    2,62     0    0,79     0   29,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,44     0    1,71     0    0,48     0    6,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    115   perm  19,33     0    1,83     0    1,54     0   29,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,55     0    1,16     0    0,81     0    6,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    116   perm  18,67     0    1,83     0    1,29     0   28,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,24     0    1,16     0    0,62     0    6,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    117   perm  19,69     0    1,83     0    1,57     0   29,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,69     0    1,16     0    0,80     0    6,65     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    118   perm  13,76     0    1,83     0    1,22     0   23,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,96     0    1,16     0    0,60     0    4,71     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    119   perm  18,69     0    1,83     0    1,10     0   28,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,40     0    1,16     0    0,58     0    6,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    120   perm  19,44     0    1,83     0    1,42     0   29,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,88     0    1,16     0    0,80     0    6,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    121   perm  20,32     0    1,82     0    2,17     0   30,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,50     0    1,16     0    0,61     0    6,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 3    122   perm  17,98     0    1,83     0    0,49     0   26,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   4,75     0    1,16     0    0,77     0    6,68     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    123   perm   3,27     0    0,56     0   -4,90     0    5,54     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,94     0    0,40     0   -0,74     0   -1,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    124   perm   7,60     0    0,56     0   -7,22     0    7,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,38     0    0,40     0   -0,71     0    1,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    125   perm   4,68     0    0,00     0   -8,62     0    2,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,11     0    0,00     0   -0,66     0    0,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    126   perm  12,74     0    0,56     0   -8,02     0   11,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,44     0    0,40     0   -0,92     0    1,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    127   perm  17,42     0    0,56     0    4,02     0   28,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,24     0    0,40     0    0,81     0    2,46     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    128   perm  16,56     0    0,61     0   -0,27     0   23,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,90     0    0,40     0    0,13     0    1,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    129   perm  19,22     0    0,56     0    1,02     0   27,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,36     0    0,40     0    0,34     0    2,10     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    130   perm  16,16     0    0,35     0    2,92     0   26,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,03     0    0,23     0    0,71     0    1,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    131   perm  10,60     0    0,56     0   -8,72     0    9,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,28     0    0,40     0   -1,15     0    1,53     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    132   perm   4,86     0    0,56     0   -9,48     0    2,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,44     0    0,40     0   -1,29     0    0,56     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    133   perm   8,57     0    0,56     0   -7,13     0    8,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,72     0    0,40     0   -0,86     0    1,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    134   perm   3,71     0    0,56     0   -5,05     0    5,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,57     0    0,40     0   -0,65     0   -0,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 3    135   perm   2,70     0    0,80     0   -10,12    0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,72     0    0,55     0   -1,27     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4      1   perm   5,29     8    0,00     0    0,00     0   11,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      2   perm   5,29     8    0,00     0    0,00     0   11,91     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4      3   perm   6,73     7    1,91     0   -1,00     0   14,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,17     8    1,22     0   -0,13     0    2,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      4   perm   0,00     0    1,91     0    4,12     0   12,65     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,41     0    1,02     0    1,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      5   perm   0,00     0    1,91     0    1,80     0   10,33     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,41     0    0,35     0    0,76     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      6   perm   0,00     0    1,91     0    1,84     0   10,37     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,41     0    0,35     0    0,76     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      7   perm   0,00     0    1,91     0    5,17     0   13,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,41     0    0,73     0    1,14     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      8   perm   6,15     8    1,91     0   -2,07     0   12,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,03     8    1,22     0   -0,34     0    1,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4      9   perm   9,71     8    2,99     0    0,41     0   19,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,06     8    1,93     0    0,18     0    4,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     10   perm   6,87     8    2,65     0    0,15     0   16,28     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,12     8    1,00     0    0,33     0    2,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     11   perm  10,36     8    1,12     0    3,65     0   21,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,98     8    0,74     0    1,01     0    4,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     12   perm  10,24     8    0,77     0    4,84     0   22,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,81     8    0,50     0    1,47     0    4,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     13   perm   9,84     8    0,78     0    4,15     0   21,39     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,68     8    0,52     0    1,33     0    4,53     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     14   perm  11,07     8    1,12     0    5,24     0   24,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,07     7    0,74     0    1,20     0    5,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     15   perm   6,55     7    2,28     0   -0,32     0   15,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,00     8    0,89     0    0,22     0    2,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     16   perm  10,81     7    2,99     0    0,57     0   20,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,31     7    1,93     0    0,21     0    4,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     17   perm  10,96     8    2,12     0    0,28     0   19,97     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,83     7    1,48     0    0,16     0    3,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     18   perm  12,96     8    1,07     0    2,18     0   22,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,92     8    0,71     0    0,77     0    3,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     19   perm  11,55    13    1,90     0   11,23     0   32,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,01    13    1,29     0    2,78     0    7,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     20   perm  12,04     0    1,97     0    4,75     0   24,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,38     0    1,29     0    2,03     0    6,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4     21   perm  11,98     0    1,97     0    4,60     0   23,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,37     0    1,29     0    2,00     0    6,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     22   perm  15,31     0    0,85     0   15,15     0   37,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,39     0    0,58     0    3,76     0    7,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     23   perm  12,59     8    1,08     0    1,80     0   22,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,86     7    0,71     0    0,74     0    3,31     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     24   perm  11,63     8    2,12     0    0,19     0   20,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,95     8    1,48     0    0,14     0    3,57     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     25   perm  10,92     8    2,12     0    0,21     0   19,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,82     7    1,48     0    0,14     0    3,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     26   perm  12,45     8    1,07     0    1,39     0   21,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,91     8    0,71     0    0,88     0    3,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     27   perm  10,83     8    1,92     0    6,31     0   25,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,45     7    1,28     0    1,67     0    5,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     28   perm   4,88     8    1,88     0   -6,73     0    6,64     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,07     7    1,26     0   -1,12     0    1,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     29   perm   7,69     7    0,62     0    3,18     0   18,11     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,97     8    0,43     0    0,89     0    2,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     30   perm   8,06     7    0,82     0    3,39     0   18,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,20     8    0,56     0    0,98     0    2,74     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     31   perm   4,95     8    1,88     0   -6,79     0    6,65     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,14     7    1,26     0   -1,14     0    1,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     32   perm  10,27     7    1,49     0    6,05     0   24,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,18     8    0,98     0    1,74     0    4,90     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     33   perm  12,47     8    1,08     0    1,54     0   21,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,89     7    0,71     0    0,86     0    3,47     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     34   perm  11,48     8    2,12     0    0,14     0   20,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,89     8    1,48     0    0,12     0    3,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     35   perm   9,50     8    2,99     0    0,13     0   19,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,05     8    1,93     0    0,14     0    4,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     36   perm  11,84     8    2,46     0    0,83     0   21,74     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,40     7    1,57     0    0,43     0    4,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     37   perm   9,17     8    1,08     0    2,30     0   19,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,70     7    0,71     0    0,70     0    4,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     38   perm   0,00     0    0,00     0    6,45     0   13,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    1,70     0    1,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4     39   perm   0,00     0    0,07     0    5,14     0   11,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,04     0    1,52     0    1,56     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     40   perm   9,70     8    1,08     0    3,25     0   20,64     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,94     7    0,71     0    1,06     0    4,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     41   perm  10,63     8    2,77     0    0,74     0   20,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,33     8    1,78     0    0,34     0    4,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     42   perm  11,74     8    2,99     0    0,10     0   21,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,17     7    1,93     0    0,16     0    4,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     43   perm   6,30     7    1,91     0   -1,82     0   13,01     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,14     8    1,21     0   -0,21     0    2,14     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     44   perm   5,32     8    1,91     0   -6,42     0    7,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,36     8    1,21     0   -0,91     0    1,66     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     45   perm   5,99     8    1,91     0   -2,39     0   12,13     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,08     8    1,21     0   -0,31     0    1,98     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     46   perm   5,36     8    0,00     0    0,08     0   12,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,01     8    0,00     0    0,03     0    0,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     47   perm   5,60     8    0,00     0    0,27     0   12,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,11     0    0,00     0   -0,22     0   -0,33     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     48   perm   5,79     8    0,00     0    0,84     0   13,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,01     0    0,00     0   -0,02     0   -0,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     49   perm   5,31     8    0,00     0   -0,04     0   11,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     8    0,00     0    0,00     0    0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     50   perm   0,00     0    1,57     0    1,79     0    9,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,01     0    0,48     0    1,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     51   perm   0,00     0    1,57     0    1,97     0   10,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,01     0    0,50     0    1,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     52   perm  18,06     8    0,00     0    0,00     0   24,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,87     8    0,00     0    0,00     0    2,87     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     53   perm  19,45     8    0,00     0    0,00     0   26,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,07     8    0,00     0    0,00     0    3,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     54   perm   5,07     8    1,12     0   -8,57     0    4,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,07     8    0,74     0   -1,42     0    1,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     55   perm   8,25     8    1,91     0    1,09     0   17,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,72     8    1,21     0    0,49     0    3,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     56   perm   4,21     8    0,00     0   -6,47     0    4,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,75     8    0,00     0   -0,30     0    0,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4     57   perm   3,25    12    0,55     0   -5,37     0    5,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,08    12    0,41     0   -0,94     0   -0,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     58   perm   7,88     8    0,56     0   -3,41     0   11,64     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,53     8    0,40     0   -0,40     0    2,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     59   perm  11,02     8    0,00     0    6,60     0   24,24     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,79     8    0,00     0    1,75     0    4,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     60   perm   7,86     8    0,56     0   -3,07     0   11,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,67     7    0,40     0   -0,15     0    1,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     61   perm   7,13     7    0,56     0    1,43     0   15,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,49     8    0,40     0    0,47     0    1,36     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     62   perm  13,02     8    0,40     0    0,90     0   20,92     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,26     8    0,26     0    0,30     0    1,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     63   perm  13,03     8    0,56     0    0,38     0   20,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,19     8    0,40     0    0,21     0    1,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     64   perm   6,98     8    0,34     0    1,21     0   15,15     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,46     8    0,23     0    0,45     0    1,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     65   perm   9,30     7    0,56     0    1,36     0   17,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,76     8    0,40     0    0,49     0    2,65     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     66   perm  10,41     7    0,00     0    3,50     0   20,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,33     8    0,00     0    1,29     0    3,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     67   perm  11,03     8    0,56     0    3,65     0   21,85     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,65     8    0,40     0    0,75     0    3,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     68   perm   1,86     8    0,56     0   -7,89     0    1,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,29     0    0,40     0   -1,15     0   -1,04     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     69   perm   8,67     8    1,83     0    1,42     0   18,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,08     8    1,16     0    0,80     0    4,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     70   perm   9,18     8    1,82     0    1,33     0   18,95     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,51     7    1,16     0    0,59     0    4,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     71   perm   9,50     8    1,82     0    1,63     0   19,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,68     8    1,16     0    0,82     0    4,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     72   perm   0,00     0    1,82     0    5,42     0   13,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,16     0    1,91     0    3,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     73   perm   8,59     8    1,83     0    1,17     0   18,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,05     7    1,16     0    0,64     0    3,84     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     74   perm   9,56     8    1,83     0    1,47     0   19,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,89     8    1,16     0    0,78     0    4,83     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4     75   perm   9,79     8    1,82     0    1,89     0   20,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,82     8    1,16     0    0,56     0    4,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     76   perm   8,94     8    1,83     0    0,75     0   18,13     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,73     7    1,16     0    0,80     0    4,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     77   perm   8,75     8    1,82     0    1,63     0   18,82     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,08     7    1,16     0    0,82     0    4,06     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     78   perm   8,32     8    1,79     0   -0,12     0   16,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,41     8    1,14     0    0,44     0    3,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     79   perm   3,76     8    1,82     0   -0,14     0   12,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,18     8    1,16     0    0,71     0    4,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     80   perm   0,00     0    1,83     0   21,58     0   30,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,16     0    3,12     0    4,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     81   perm  11,76     8    2,65     0    5,71     0   26,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,19     8    1,72     0    1,69     0    6,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     82   perm  10,08     8    2,61     0    2,82     0   22,13     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,72     8    1,70     0    1,15     0    5,57     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     83   perm   9,88     8    2,54     0    1,60     0   20,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,77     8    1,65     0    0,89     0    5,31     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     84   perm   0,00     0    0,00     0    0,26     0    6,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,07     0   -0,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     85   perm   0,00     0    0,00     0    0,54     0    7,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,09     0    0,09     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     86   perm   0,00     0    0,00     0    1,98     0    8,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,32     0    0,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     87   perm   5,27     8    0,00     0   -0,47     0   11,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,25     7    0,00     0   -0,01     0    0,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     88   perm   7,46     8    0,00     0    2,53     0   16,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,93     8    0,00     0    0,14     0    1,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     89   perm   6,21     8    0,74     0   -0,73     0   12,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,92     7    0,50     0   -0,04     0    1,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     90   perm   8,58     8    2,65     0    0,58     0   18,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,08     8    1,72     0    0,38     0    4,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     91   perm   8,09     7    0,83     0    1,82     0   17,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,69     8    0,56     0    0,28     0    2,53     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     92   perm   7,25     8    0,82     0    0,36     0   15,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,56     8    0,56     0    0,29     0    2,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4     93   perm   5,96     8    0,00     0    0,80     0   13,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,28     8    0,00     0    0,32     0    0,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     94   perm   8,33     8    1,58     0    2,27     0   18,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,54     8    1,01     0    0,58     0    3,13     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     95   perm   0,00     0    0,15     0    4,23     0   11,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,15     0    0,87     0    1,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     96   perm   0,00     0    0,17     0    3,37     0   10,15     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,71     0    0,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     97   perm   6,06     8    0,00     0    0,93     0   13,61     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,32     8    0,00     0    0,37     0    0,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     98   perm   8,33     8    1,58     0    2,14     0   18,66     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,54     8    1,01     0    0,56     0    3,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4     99   perm   0,00     0    0,00     0   -0,03     0    6,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,08     0   -0,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    100   perm   0,00     0    0,00     0    0,78     0    7,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,09     0    0,09     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    101   perm   0,00     0    0,00     0    2,09     0    8,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,38     0    0,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    102   perm   5,08     7    0,00     0   -0,88     0   10,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,28     8    0,00     0   -0,07     0    0,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    103   perm   8,21     8    0,00     0    3,55     0   18,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,22     7    0,00     0    0,27     0    1,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    104   perm   7,19     8    0,75     0    0,90     0   15,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,27     8    0,49     0    0,21     0    1,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    105   perm  11,78     8    0,80     0    9,79     0   28,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,35     8    0,55     0    1,69     0    4,59     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    106   perm  12,90     8    1,91     0    9,14     0   30,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,18     8    1,22     0    2,75     0    7,15     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    107   perm   9,07     8    1,83     0    1,47     0   18,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,50     8    1,16     0    0,82     0    4,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    108   perm   8,58     7    1,83     0    0,35     0   17,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,48     8    1,16     0    0,52     0    4,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    109   perm   3,35     8    1,83     0   -0,79     0   11,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,12     7    1,16     0    0,61     0    3,90     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    110   perm   0,00     0    1,83     0   21,35     0   29,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,16     0    3,10     0    4,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4    111   perm   9,02     8    2,62     0    1,14     0   19,40     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,25     8    1,71     0    0,55     0    4,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    112   perm   9,17     8    2,56     0    1,11     0   19,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,41     8    1,67     0    0,72     0    4,80     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    113   perm  10,86     8    2,62     0    2,77     0   22,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   3,27     8    1,71     0    1,40     0    6,37     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    114   perm   8,86     8    2,62     0    0,96     0   19,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,21     7    1,71     0    0,53     0    4,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    115   perm   9,20     8    1,83     0    1,69     0   19,33     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,52     8    1,16     0    0,87     0    4,55     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    116   perm   9,09     7    1,83     0    1,13     0   18,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,51     8    1,16     0    0,57     0    4,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    117   perm   9,55     8    1,83     0    1,71     0   19,69     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,69     7    1,16     0    0,83     0    4,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    118   perm   0,00     0    1,83     0    5,32     0   13,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,16     0    1,79     0    2,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    119   perm   9,14     8    1,83     0    1,11     0   18,69     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,64     8    1,16     0    0,59     0    4,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    120   perm   9,57     8    1,83     0    1,43     0   19,44     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,92     8    1,16     0    0,80     0    4,88     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    121   perm   9,84     8    1,82     0    2,04     0   20,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,79     8    1,16     0    0,55     0    4,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    122   perm   8,89     8    1,83     0    0,65     0   17,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,75     8    1,16     0    0,84     0    4,75     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    123   perm   2,27     8    0,56     0   -6,18     0    3,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,38     0    0,40     0   -0,96     0   -0,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    124   perm   6,30     8    0,56     0   -5,87     0    7,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,48     7    0,40     0   -0,51     0    1,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    125   perm   5,41     7    0,00     0   -7,34     0    4,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,57     8    0,00     0   -0,46     0    1,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    126   perm   8,36     8    0,56     0   -2,78     0   12,74     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,96     7    0,40     0    0,09     0    2,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    127   perm   7,44     7    0,56     0    2,81     0   17,42     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,26     8    0,40     0    0,58     0    1,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    128   perm   9,27     7    0,61     0    0,06     0   16,56     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,32     8    0,40     0    0,18     0    0,90     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 4    129   perm  10,96     7    0,56     0    1,09     0   19,22     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,60     8    0,40     0    0,36     0    1,36     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    130   perm   7,02     7    0,35     0    2,18     0   16,16     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,24     8    0,23     0    0,57     0    1,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    131   perm   7,83     8    0,56     0   -4,40     0   10,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,24     8    0,40     0   -0,36     0    2,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    132   perm   6,14     8    0,56     0   -8,45     0    4,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,11     7    0,40     0   -1,07     0    1,44     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    133   perm   7,12     8    0,56     0   -5,72     0    8,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   2,07     8    0,40     0   -0,75     0    1,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    134   perm   2,46     7    0,56     0   -5,92     0    3,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,20     0    0,40     0   -0,77     0   -0,57     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 4    135   perm   3,66     8    0,80     0   -8,38     0    2,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,23     8    0,55     0   -1,05     0    0,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5      1   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    5,29     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      2   perm   0,00     0    0,00     0    0,00     0    5,29     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      3   perm   0,00     0    1,94     0   -0,50     0    6,73     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,22     0   -0,04     0    1,17     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      4   perm   0,00     0    0,25     9    1,14     0    6,68     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,28     9    0,66     0    0,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      5   perm   0,00     0    0,00     0   -5,29     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      6   perm   0,00     0    0,00     0   -5,29     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      7   perm   0,00     0    0,00     0    1,54     0    6,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,43     0    0,43     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      8   perm   0,00     0    1,94     0   -1,08     0    6,15     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,22     0   -0,18     0    1,03     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5      9   perm   0,00     0    3,07     0    1,35     0    9,71     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,95     0    0,11     0    2,06     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5     10   perm   0,00     0    1,02     0    0,56     0    6,87     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,66     0    0,46     0    1,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     11   perm   0,00     0    1,80     0    3,26     0   10,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,42     0    1,56     0    2,98     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     12   perm   0,00     0    1,44     0    3,51     0   10,24     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,18     0    1,63     0    2,81     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     13   perm   0,00     0    1,45     0    3,10     0    9,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,20     0    1,48     0    2,68     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     14   perm   0,00     0    1,80     0    3,97     0   11,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,42     0    1,64     0    3,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     15   perm   0,00     0    0,97     0    0,29     0    6,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,62     0    0,38     0    1,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     16   perm   0,00     0    3,07     0    2,45     0   10,81     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,95     0    0,36     0    2,31     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     17   perm   3,23    10    2,15     0    0,28     0   10,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,20    10    1,48     0    0,16     0    1,83     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     18   perm   4,53    10    1,13     0    2,01     0   12,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,38    10    0,73     0    0,81     0    1,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     19   perm   0,00     0    1,97     0    4,28     0   11,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,29     0    1,72     0    3,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     20   perm   0,00     0    1,96     0    4,78     0   12,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,29     0    2,10     0    3,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     21   perm   0,00     0    1,96     0    4,72     0   11,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,29     0    2,09     0    3,37     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     22   perm   0,00     0    0,83     0    7,86     0   15,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,57     0    2,82     0    3,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     23   perm   4,25    10    1,13     0    1,91     0   12,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,33    10    0,74     0    0,80     0    1,86     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     24   perm   3,99    10    2,15     0    0,20     0   11,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,34    10    1,47     0    0,14     0    1,95     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     25   perm   3,22    10    2,15     0    0,25     0   10,92     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,19    10    1,48     0    0,15     0    1,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     26   perm   4,52    10    1,13     0    1,50     0   12,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,30    10    0,73     0    0,87     0    1,91     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     27   perm   0,00     0    1,96     0    3,58     0   10,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,28     0    1,17     0    2,45     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5     28   perm   0,00     0    1,94     0   -2,35     0    4,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,27     0   -0,20     0    1,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     29   perm   0,00     0    0,63     0    1,77     0    7,69     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,42     0    0,56     0    0,97     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     30   perm   0,00     0    0,82     0    1,94     0    8,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,55     0    0,65     0    1,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     31   perm   0,00     0    1,94     0   -2,28     0    4,95     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,27     0   -0,13     0    1,14     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     32   perm   0,00     0    1,55     0    3,43     0   10,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,99     0    1,19     0    2,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     33   perm   4,41    10    1,13     0    1,63     0   12,47     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,28    10    0,74     0    0,88     0    1,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     34   perm   3,86    10    2,15     0    0,18     0   11,48     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,29    10    1,47     0    0,13     0    1,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     35   perm   0,00     0    3,07     0    1,14     0    9,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,95     0    0,10     0    2,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     36   perm   0,00     0    2,51     0    4,04     0   11,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,81     0    2,40     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     37   perm   0,00     0    1,78     0    2,10     0    9,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,41     0    1,29     0    2,70     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     38   perm   0,00     0    0,64     0    4,48     0   10,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,67     0    1,42     0    2,09     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     39   perm   0,00     0    0,71     0    4,94     0   10,94     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,71     0    1,62     0    2,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     40   perm   0,00     0    1,76     0    2,65     0    9,70     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,39     0    1,56     0    2,94     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     41   perm   0,00     0    2,84     0    2,50     0   10,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,80     0    0,54     0    2,33     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     42   perm   0,00     0    3,07     0    3,37     0   11,74     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,95     0    0,22     0    2,17     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     43   perm   0,00     0    1,94     0   -0,92     0    6,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0   -0,08     0    1,14     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     44   perm   0,00     0    1,94     0   -1,91     0    5,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    0,15     0    1,36     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     45   perm   0,00     0    1,94     0   -1,24     0    5,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0   -0,13     0    1,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
 
 
 
                                     



 

133 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5     46   perm   0,00     0    0,00     0    0,07     0    5,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,01     0    0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     47   perm   0,00     0    0,00     0    0,31     0    5,60     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,11     0   -0,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     48   perm   0,00     0    0,00     0    0,50     0    5,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,01     0   -0,01     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     49   perm   0,00     0    0,64     0   -5,94     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,67     0   -0,67     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     50   perm   0,00     0    0,00     0    0,01     0    5,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     51   perm   0,00     0    1,63     0    0,11     0    7,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,04     0    0,12     0    1,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     52   perm   0,00     0    1,63     0    0,11     0    7,04     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,04     0    0,12     0    1,16     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     53   perm   0,00     0    0,00     0   12,77     0   18,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    2,87     0    2,87     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     54   perm   0,00     0    0,00     0   14,15     0   19,45     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    3,07     0    3,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     55   perm   0,00     0    1,73     0   -1,95     0    5,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,35     0    0,72     0    2,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     56   perm   0,00     0    1,94     0    1,03     0    8,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,21     0    0,50     0    1,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     57   perm   0,00     0    0,00     0   -1,08     0    4,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,75     0    0,75     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     58   perm   0,00     0    0,56     0   -2,60     0    3,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,39     0   -0,31     0    0,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     59   perm   0,00     0    1,00     0    1,59     0    7,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,86     0    1,68     0    2,53     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     60   perm   0,00     0    0,44     0    5,29     0   11,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,47     0    2,32     0    2,79     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     61   perm   0,00     0    1,00     0    1,57     0    7,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,59     0    1,08     0    1,67     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     62   perm   0,00     0    0,56     0    1,28     0    7,13     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,13     0    0,36     0    0,49     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     63   perm   6,59    10    0,39     0    0,75     0   13,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,12    10    0,08     0    0,06     0    1,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5     64   perm   6,80    10    0,56     0    0,38     0   13,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   1,05    10    0,13     0    0,00     0    1,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     65   perm   0,00     0    0,34     0    1,34     0    6,98     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,07     0    0,39     0    0,46     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     66   perm   0,00     0    1,18     0    2,82     0    9,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,78     0    0,98     0    1,76     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     67   perm   0,00     0    0,63     0    4,49     0   10,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,66     0    1,67     0    2,33     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     68   perm   0,00     0    1,18     0    4,55     0   11,03     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,78     0    1,86     0    2,65     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     69   perm   0,00     0    0,63     0   -4,06     0    1,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,20     0   -0,49     0   -0,29     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     70   perm   0,00     0    1,88     0    1,49     0    8,67     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,19     0    0,90     0    2,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     71   perm   0,00     0    2,25     0    1,64     0    9,18     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,93     0    2,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     72   perm   0,00     0    2,25     0    1,96     0    9,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    1,10     0    2,68     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     73   perm   0,00     0    2,08     0    1,35     0    8,72     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,41     0    0,85     0    2,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     74   perm   0,00     0    1,88     0    1,42     0    8,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,19     0    0,86     0    2,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     75   perm   0,00     0    2,44     0    1,83     0    9,56     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,77     0    1,12     0    2,89     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     76   perm   0,00     0    2,43     0    2,07     0    9,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,76     0    1,06     0    2,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     77   perm   0,00     0    2,44     0    1,21     0    8,94     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,77     0    0,97     0    2,73     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     78   perm   0,00     0    1,88     0    1,57     0    8,75     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,18     0    0,89     0    2,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     79   perm   0,00     0    2,21     0    0,82     0    8,32     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,56     0    0,86     0    2,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     80   perm   0,00     0    2,25     0   -3,78     0    3,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,60     0    2,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     81   perm   0,00     0    1,13     0   17,51     0   23,93     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,69     0    2,24     0    2,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5     82   perm   0,00     0    2,73     0    3,74     0   11,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,74     0    1,44     0    3,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     83   perm   0,00     0    2,69     0    2,10     0   10,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,72     0    1,01     0    2,72     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     84   perm   0,00     0    2,61     0    1,97     0    9,88     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,67     0    1,09     0    2,77     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     85   perm   0,00     0    0,44     0   -5,73     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,47     0   -0,47     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     86   perm   0,00     0    0,00     0    2,09     0    7,38     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,61     0    0,61     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     87   perm   0,00     0    0,00     0   -0,02     0    5,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,25     0    0,25     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     88   perm   0,00     0    0,42     0    1,75     0    7,46     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,43     0    0,50     0    0,93     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     89   perm   0,00     0    1,03     0   -0,11     0    6,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,78     0    0,14     0    0,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     90   perm   0,00     0    2,71     0    0,57     0    8,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,74     0    0,35     0    2,08     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     91   perm   0,00     0    1,41     0    1,39     0    8,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,15     0    0,54     0    1,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     92   perm   0,00     0    1,40     0    0,56     0    7,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,14     0    0,42     0    1,56     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     93   perm   0,00     0    0,00     0    0,67     0    5,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,28     0    0,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     94   perm   0,00     0    1,63     0    1,40     0    8,33     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,04     0    0,50     0    1,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     95   perm   0,00     0    0,00     0    0,77     0    6,06     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,32     0    0,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     96   perm   0,00     0    1,63     0    1,40     0    8,33     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,04     0    0,50     0    1,54     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     97   perm   0,00     0    0,45     0   -5,75     0    0,00     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,48     0   -0,48     0    0,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     98   perm   0,00     0    0,00     0    2,01     0    7,31     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,60     0    0,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5     99   perm   0,00     0    0,00     0   -0,22     0    5,08     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,28     0    0,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5    100   perm   0,00     0    0,64     0    2,28     0    8,21     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,67     0    0,55     0    1,22     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    101   perm   0,00     0    1,23     0    0,67     0    7,19     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,99     0    0,28     0    1,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    102   perm   0,00     0    1,37     0    5,12     0   11,78     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,13     0    1,23     0    2,35     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    103   perm   0,00     0    1,94     0    5,68     0   12,90     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,22     0    1,97     0    3,18     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    104   perm   0,00     0    2,25     0    1,53     0    9,07     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,92     0    2,50     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    105   perm   0,00     0    2,25     0    1,04     0    8,58     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,90     0    2,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    106   perm   0,00     0    2,25     0   -4,19     0    3,35     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,54     0    2,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    107   perm   0,00     0    1,18     0   17,57     0   24,05     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,73     0    2,28     0    3,00     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    108   perm   0,00     0    2,70     0    1,03     0    9,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,73     0    0,53     0    2,25     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    109   perm   0,00     0    2,64     0    1,24     0    9,17     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,69     0    0,72     0    2,41     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    110   perm   0,00     0    2,70     0    2,87     0   10,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,73     0    1,54     0    3,27     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    111   perm   0,00     0    2,68     0    0,89     0    8,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,72     0    0,49     0    2,21     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    112   perm   0,00     0    2,25     0    1,65     0    9,20     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,94     0    2,52     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    113   perm   0,00     0    2,25     0    1,55     0    9,09     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    0,93     0    2,51     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    114   perm   0,00     0    2,25     0    2,01     0    9,55     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,58     0    1,11     0    2,69     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    115   perm   0,00     0    1,88     0    1,32     0    8,50     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,19     0    0,83     0    2,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    116   perm   0,00     0    2,43     0    1,42     0    9,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,76     0    0,88     0    2,64     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    117   perm   0,00     0    2,43     0    1,85     0    9,57     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,76     0    1,16     0    2,92     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 5    118   perm   0,00     0    2,42     0    2,13     0    9,84     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,75     0    1,04     0    2,79     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    119   perm   0,00     0    2,43     0    1,17     0    8,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,76     0    0,98     0    2,75     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    120   perm   0,00     0    0,56     0   -3,58     0    2,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,13     0   -0,51     0   -0,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    121   perm   0,00     0    1,01     0   -0,01     0    6,30     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,61     0    0,87     0    1,48     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    122   perm   0,00     0    0,46     0   -0,34     0    5,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,49     0    1,08     0    1,57     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    123   perm   0,00     0    1,01     0    2,05     0    8,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,61     0    1,34     0    1,96     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    124   perm   0,00     0    0,56     0    1,59     0    7,44     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,13     0    0,13     0    0,26     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    125   perm   2,36    10    0,61     0    1,02     0    9,27     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit  -0,02     0    0,13     0    0,20     0    0,32     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    126   perm   2,63    10    0,56     0    2,48     0   10,96     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,02    10    0,13     0    0,44     0    0,60     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    127   perm   0,00     0    0,35     0    1,38     0    7,02     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,07     0    0,16     0    0,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    128   perm   0,00     0    1,19     0    1,34     0    7,83     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,79     0    1,45     0    2,24     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    129   perm   0,00     0    1,20     0   -0,35     0    6,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,80     0    1,31     0    2,11     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    130   perm   0,00     0    1,19     0    0,64     0    7,12     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,79     0    1,28     0    2,07     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    131   perm   0,00     0    0,56     0   -3,39     0    2,46     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,13     0   -0,33     0   -0,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 5    132   perm   0,00     0    1,38     0   -3,02     0    3,66     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    1,13     0    0,10     0    1,23     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 6      1   perm   0,00     0    0,81     0    0,14     0    3,23     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,02     0    0,20     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GEOMETRIA SCHEMA CALCOLO 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦═══════╦═════╦══════╦═════╗ 
║Piano║Muro ║Cond.║ Qmuro ║E mur║ Qsolai║E sol║ Qaltri║E alt║ Qpiede║E pie║Qorizz║Atir.║ 
║ n.ro║N.ro ║caric║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m) ║ (cm)║ (t/m)║cmq/m║ 
╠═════╩═════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩═══════╩═════╩══════╩═════╣ 
║ 6      2   perm   0,00     0    0,81     0    1,45     0    4,53     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,20     0    0,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      3   perm   0,00     0    0,00     0   -1,38     0    0,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,05     0   -0,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      4   perm   0,00     0    0,00     0    2,88     0    5,14     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,38     0    0,38     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      5   perm   0,00     0    0,81     0    1,16     0    4,25     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,15     0    0,33     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      6   perm   0,00     0    0,81     0    0,90     0    3,99     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,16     0    0,34     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      7   perm   0,00     0    0,81     0    0,14     0    3,22     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,02     0    0,19     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      8   perm   0,00     0    0,81     0    1,44     0    4,52     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,12     0    0,30     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6      9   perm   0,00     0    0,81     0    1,33     0    4,41     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,10     0    0,28     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     10   perm   0,00     0    0,81     0    0,77     0    3,86     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,17     0    0,12     0    0,29     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     11   perm   0,00     0    0,00     0   -1,38     0    0,89     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,05     0   -0,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     12   perm   0,00     0    0,00     0    0,49     0    2,76     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,06     0    0,06     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     13   perm   0,00     0    0,00     0    1,35     0    3,62     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,39     0    0,39     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     14   perm   0,00     0    0,57     0    3,74     0    6,59     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,13     0    0,99     0    1,12     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     15   perm   0,00     0    0,49     0    4,04     0    6,80     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,11     0    0,95     0    1,05     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     16   perm   0,00     0    0,00     0   14,16     0   16,43     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    3,82     0    3,82     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     17   perm   0,00     0    0,00     0    0,09     0    2,36     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0   -0,02     0   -0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     18   perm   0,00     0    0,00     0    0,36     0    2,63     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,02     0    0,02     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ 6     19   perm   0,00     0    0,00     0    2,52     0    4,79     0   0,00   0,0  ║ 
║            abit   0,00     0    0,00     0    0,99     0    0,99     0               ║ 
║            neve   0,00     0    0,00     0    0,00     0    0,00     0               ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 FORZE SISMICHE E BARICENTRI 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════╦═══════╦════════╦════════╦═════════╦═══════╦═══════╦═════════╦═════════╗ 
║Piano║ Quota ║   Xg   ║   Yg   ║   Peso  ║   Ex  ║   Ey  ║  Forza  ║Tagliante║ 
║ N.ro║  (m)  ║  (m)   ║  (m)   ║   (t)   ║  (m)  ║  (m)  ║   (t)   ║   (t)   ║ 
╠═════╬═══════╬════════╬════════╬═════════╬═══════╬═══════╬═════════╬═════════╣ 
║ 1   ║ 3,30  ║ 30,35  ║ 34,66  ║3807,27  ║ 0,00  ║ 0,00  ║387,404  ║4684,453 ║ 
║ 2   ║ 6,15  ║ 29,25  ║ 32,64  ║3939,81  ║ 0,00  ║ 0,00  ║747,114  ║5424,003 ║ 
║ 3   ║11,05  ║ 27,76  ║ 29,06  ║3897,43  ║ 0,00  ║ 0,00  ║1327,922 ║4676,910 ║ 
║ 4   ║15,95  ║ 27,77  ║ 29,16  ║3597,84  ║ 0,00  ║ 0,00  ║1769,443 ║3452,388 ║ 
║ 5   ║20,85  ║ 27,95  ║ 29,39  ║2437,11  ║ 0,00  ║ 0,00  ║1566,806 ║1777,615 ║ 
║ 6   ║24,00  ║ 28,71  ║ 27,91  ║ 350,43  ║ 2,28  ║ 0,00  ║259,330  ║259,330  ║ 
╚═════╩═══════╩════════╩════════╩═════════╩═══════╩═══════╩═════════╩═════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  2     1   1     elastico  0,347  1879,533    3,390   -0,227    7,65   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,414  2243,381    4,044   -0,249    8,37   29,62   30,95  ║ 
║                  rottura   0,492  2667,021    4,853   -0,110    3,67   29,62   30,17  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     2   1     elastico  0,401  2175,599    3,227    1,959    2,18   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,468  2536,518    3,736    2,342    0,56   29,62   30,78  ║ 
║                  rottura   0,539  2924,093    4,261    2,867   -4,98   29,62   30,11  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     3   1     elastico  0,359  1948,478    1,508    3,259   -4,02   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,423  2293,383    1,813    3,867   -3,54   29,42   31,07  ║ 
║                  rottura   0,499  2704,177    2,212    4,745   -1,78   29,09   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     4   1     elastico  0,313  1695,623   -0,250    3,393   -8,03   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,369  1999,307   -0,263    4,032   -8,45   29,45   31,07  ║ 
║                  rottura   0,434  2353,133   -0,247    4,952   -7,94   29,16   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     5   1     elastico  0,363  1967,489   -2,026    3,528  -12,07   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,428  2324,021   -2,367    4,199  -13,44   29,48   31,07  ║ 
║                  rottura   0,503  2729,829   -2,728    5,158  -14,11   29,23   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     6   1     elastico  0,399  2165,339   -3,542    2,393  -12,76   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,478  2590,062   -4,248    2,862  -15,23   29,62   31,06  ║ 
║                  rottura   0,567  3076,698   -5,234    3,352  -16,51   29,62   30,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     7   1     elastico  0,347  1879,533   -3,390    0,227   -7,65   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,414  2243,381   -4,044    0,249   -8,37   29,62   30,95  ║ 
║                  rottura   0,492  2667,020   -4,853    0,110   -3,67   29,62   30,17  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     8   1     elastico  0,401  2175,599   -3,227   -1,959   -2,18   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,468  2536,518   -3,736   -2,342   -0,56   29,62   30,78  ║ 
║                  rottura   0,539  2924,094   -4,261   -2,867    4,98   29,62   30,11  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     9   1     elastico  0,359  1948,477   -1,508   -3,259    4,02   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,423  2293,383   -1,813   -3,867    3,54   29,42   31,07  ║ 
║                  rottura   0,499  2704,176   -2,212   -4,745    1,78   29,09   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    10   1     elastico  0,313  1695,623    0,250   -3,393    8,03   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,369  1999,307    0,263   -4,032    8,45   29,45   31,07  ║ 
║                  rottura   0,434  2353,133    0,247   -4,952    7,94   29,16   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    11   1     elastico  0,363  1967,489    2,026   -3,528   12,07   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,428  2324,020    2,367   -4,199   13,44   29,48   31,07  ║ 
║                  rottura   0,503  2729,828    2,728   -5,158   14,11   29,23   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    12   1     elastico  0,399  2165,339    3,542   -2,393   12,76   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,478  2590,061    4,248   -2,862   15,23   29,62   31,06  ║ 
║                  rottura   0,567  3076,696    5,234   -3,352   16,51   29,62   30,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     1   2     elastico  0,332  1800,302    3,247   -0,218    7,33   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,397  2152,817    3,892   -0,257    8,65   29,62   31,05  ║ 
║                  rottura   0,488  2646,843    4,729   -0,185    6,22   29,62   30,48  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  2     2   2     elastico  0,384  2083,887    3,091    1,876    2,09   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,458  2484,905    3,678    2,268    1,44   29,62   30,91  ║ 
║                  rottura   0,555  3012,572    4,384    2,914   -3,80   29,62   30,26  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     3   2     elastico  0,369  2000,301    1,549    3,345   -4,13   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,435  2360,533    1,861    3,975   -3,79   29,45   31,07  ║ 
║                  rottura   0,521  2825,815    2,319    4,865   -1,62   29,06   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     4   2     elastico  0,321  1740,721   -0,257    3,483   -8,24   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,379  2057,845   -0,276    4,145   -8,85   29,48   31,07  ║ 
║                  rottura   0,454  2462,133   -0,244    5,073   -7,84   29,11   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     5   2     elastico  0,372  2019,818   -2,079    3,622  -12,39   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,441  2391,789   -2,440    4,316  -13,97   29,51   31,07  ║ 
║                  rottura   0,527  2860,371   -2,839    5,284  -14,13   29,15   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     6   2     elastico  0,382  2074,059   -3,393    2,292  -12,23   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,457  2481,355   -4,071    2,743  -14,65   29,62   31,07  ║ 
║                  rottura   0,566  3069,297   -5,010    3,321  -15,68   29,62   30,73  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     7   2     elastico  0,332  1800,302   -3,247    0,218   -7,33   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,397  2152,817   -3,892    0,257   -8,65   29,62   31,05  ║ 
║                  rottura   0,488  2646,843   -4,729    0,185   -6,22   29,62   30,48  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     8   2     elastico  0,384  2083,887   -3,091   -1,876   -2,09   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,458  2484,905   -3,678   -2,268   -1,44   29,62   30,91  ║ 
║                  rottura   0,555  3012,572   -4,384   -2,914    3,80   29,62   30,26  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2     9   2     elastico  0,369  2000,301   -1,549   -3,345    4,13   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,435  2360,533   -1,861   -3,975    3,79   29,45   31,07  ║ 
║                  rottura   0,521  2825,814   -2,319   -4,865    1,62   29,06   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    10   2     elastico  0,321  1740,721    0,257   -3,483    8,24   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,379  2057,846    0,276   -4,145    8,85   29,48   31,07  ║ 
║                  rottura   0,454  2462,133    0,244   -5,073    7,84   29,11   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    11   2     elastico  0,372  2019,818    2,079   -3,622   12,39   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,441  2391,788    2,440   -4,316   13,97   29,51   31,07  ║ 
║                  rottura   0,527  2860,371    2,839   -5,284   14,13   29,15   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  2    12   2     elastico  0,382  2074,059    3,393   -2,292   12,23   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,457  2481,355    4,071   -2,743   14,65   29,62   31,07  ║ 
║                  rottura   0,566  3069,297    5,010   -3,321   15,68   29,62   30,73  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  3     1   1     elastico  0,398  1861,666    6,749    0,699  -25,40   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,448  2093,240    7,415    1,181  -42,88   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,504  2355,331    8,560    1,832  -66,46   27,60   26,92  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     2   1     elastico  0,463  2166,036    6,863    6,621  -23,33   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,520  2434,206    7,539    7,839  -40,63   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,584  2729,945    8,863    9,229  -60,95   27,60   27,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     3   1     elastico  0,290  1355,157    2,566    6,625   -5,31   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,347  1621,736    3,080    7,936   -6,00   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,413  1932,477    3,642    9,946   -8,17   27,63   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     4   1     elastico  0,247  1156,066    0,108    6,275    3,88   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,296  1383,481    0,139    7,517    4,99   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,355  1658,055    0,163    9,410    5,88   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     5   1     elastico  0,281  1315,260   -2,278    5,936   12,79   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,337  1573,990   -2,716    7,111   15,66   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,406  1896,715   -3,251    8,886   19,66   27,54   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     6   1     elastico  0,454  2123,976   -6,570    5,074   28,65   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,511  2389,005   -7,211    5,320   46,58   27,58   27,46  ║ 
║                  rottura   0,577  2698,418   -8,087    5,415   75,04   27,55   26,77  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     7   1     elastico  0,398  1861,666   -6,749   -0,699   25,40   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,448  2093,240   -7,415   -1,181   42,88   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,504  2355,330   -8,560   -1,832   66,46   27,60   26,92  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     8   1     elastico  0,463  2166,036   -6,863   -6,621   23,33   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,520  2434,207   -7,539   -7,839   40,63   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,584  2729,945   -8,863   -9,229   60,95   27,60   27,03  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  3     9   1     elastico  0,290  1355,157   -2,566   -6,625    5,31   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,347  1621,735   -3,080   -7,936    6,00   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,413  1932,477   -3,642   -9,946    8,17   27,63   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    10   1     elastico  0,247  1156,066   -0,108   -6,275   -3,88   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,296  1383,481   -0,139   -7,517   -4,99   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,355  1658,055   -0,163   -9,410   -5,88   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    11   1     elastico  0,281  1315,260    2,278   -5,936  -12,79   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,337  1573,990    2,716   -7,111  -15,66   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,406  1896,714    3,251   -8,886  -19,66   27,54   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    12   1     elastico  0,454  2123,976    6,570   -5,074  -28,65   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,511  2389,004    7,211   -5,320  -46,58   27,58   27,46  ║ 
║                  rottura   0,577  2698,417    8,087   -5,415  -75,04   27,55   26,77  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     1   2     elastico  0,441  2064,108    7,483    0,775  -28,16   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,501  2344,077    8,311    1,265  -45,92   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,576  2694,284    9,491    2,031  -73,69   27,60   26,97  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     2   2     elastico  0,474  2215,375    7,019    6,772  -23,86   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,572  2675,567    8,319    8,517  -40,14   27,60   27,62  ║ 
║                  rottura   0,669  3130,315    9,691   10,647  -70,06   27,64   27,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     3   2     elastico  0,265  1237,139    2,342    6,048   -4,85   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,317  1480,271    2,809    7,248   -5,57   27,58   28,03  ║ 
║                  rottura   0,394  1843,817    3,494    9,066   -7,12   27,59   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     4   2     elastico  0,226  1055,387    0,098    5,729    3,54   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,270  1262,997    0,127    6,863    4,56   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,336  1573,236    0,153    8,585    5,52   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     5   2     elastico  0,257  1200,717   -2,080    5,419   11,68   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,307  1436,916   -2,480    6,492   14,30   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,383  1790,206   -3,090    8,118   17,79   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     6   2     elastico  0,432  2020,226   -6,249    4,826   27,25   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,515  2410,773   -7,420    5,713   34,75   27,57   27,95  ║ 
║                  rottura   0,621  2906,100   -8,610    6,137   69,82   27,55   27,08  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     7   2     elastico  0,441  2064,108   -7,483   -0,775   28,16   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,501  2344,077   -8,311   -1,265   45,92   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,576  2694,284   -9,491   -2,031   73,69   27,60   26,97  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     8   2     elastico  0,474  2215,374   -7,019   -6,772   23,86   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,572  2675,566   -8,319   -8,517   40,14   27,60   27,62  ║ 
║                  rottura   0,669  3130,316   -9,691  -10,647   70,06   27,64   27,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3     9   2     elastico  0,265  1237,139   -2,342   -6,048    4,85   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,317  1480,271   -2,809   -7,248    5,57   27,58   28,03  ║ 
║                  rottura   0,394  1843,816   -3,494   -9,066    7,12   27,59   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    10   2     elastico  0,226  1055,387   -0,098   -5,729   -3,54   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,270  1262,997   -0,127   -6,863   -4,56   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,336  1573,236   -0,153   -8,585   -5,52   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    11   2     elastico  0,257  1200,717    2,080   -5,419  -11,68   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,307  1436,915    2,480   -6,492  -14,30   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,383  1790,206    3,090   -8,118  -17,79   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3    12   2     elastico  0,432  2020,227    6,249   -4,826  -27,25   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,515  2410,774    7,420   -5,713  -34,75   27,57   27,95  ║ 
║                  rottura   0,621  2906,103    8,610   -6,137  -69,82   27,55   27,08  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  4     1   1     elastico  0,471  1626,755    5,951    0,559  -20,29   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,530  1829,399    6,541    0,971  -35,23   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,594  2052,235    7,745    1,429  -51,86   27,60   27,08  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     2   1     elastico  0,548  1893,049    6,052    5,733  -18,44   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,616  2127,949    6,652    6,789  -33,21   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,689  2377,098    7,997    7,880  -47,30   27,62   27,18  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     3   1     elastico  0,405  1399,091    2,693    6,797   -3,91   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,471  1627,041    3,116    8,163   -5,09   27,63   28,03  ║ 
║                  rottura   0,540  1864,023    3,577   10,190   -5,58   27,61   28,03  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  4     4   1     elastico  0,351  1212,441    0,134    6,561    4,82   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,408  1409,690    0,158    7,877    5,67   27,59   28,03  ║ 
║                  rottura   0,468  1614,480    0,195    9,848    7,03   27,57   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     5   1     elastico  0,400  1381,152   -2,394    6,235   13,37   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,467  1612,561   -2,781    7,479   16,12   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,536  1848,993   -3,163    9,377   19,40   27,53   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     6   1     elastico  0,536  1851,715   -5,764    4,459   23,68   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,604  2084,639   -6,338    4,682   38,91   27,60   27,47  ║ 
║                  rottura   0,681  2351,272   -7,189    4,802   61,95   27,57   26,84  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     7   1     elastico  0,471  1626,755   -5,951   -0,559   20,29   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,530  1829,399   -6,541   -0,971   35,23   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,594  2052,235   -7,745   -1,429   51,86   27,60   27,08  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     8   1     elastico  0,548  1893,049   -6,052   -5,733   18,44   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,616  2127,950   -6,652   -6,789   33,21   27,60   27,46  ║ 
║                  rottura   0,689  2377,099   -7,997   -7,880   47,30   27,62   27,18  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     9   1     elastico  0,405  1399,090   -2,693   -6,797    3,91   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,471  1627,041   -3,116   -8,163    5,09   27,63   28,03  ║ 
║                  rottura   0,540  1864,023   -3,577  -10,190    5,58   27,61   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    10   1     elastico  0,351  1212,441   -0,134   -6,561   -4,82   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,408  1409,690   -0,158   -7,877   -5,67   27,59   28,03  ║ 
║                  rottura   0,468  1614,480   -0,195   -9,848   -7,03   27,57   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    11   1     elastico  0,400  1381,151    2,394   -6,235  -13,37   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,467  1612,561    2,781   -7,479  -16,12   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,536  1848,993    3,163   -9,377  -19,40   27,53   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    12   1     elastico  0,536  1851,715    5,764   -4,459  -23,68   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,604  2084,638    6,338   -4,682  -38,91   27,60   27,47  ║ 
║                  rottura   0,681  2351,273    7,189   -4,802  -61,95   27,57   26,84  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     1   2     elastico  0,510  1762,160    6,446    0,605  -21,98   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,580  2001,000    7,161    1,014  -36,80   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,669  2308,758    8,351    1,568  -56,88   27,60   27,11  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     2   2     elastico  0,594  2050,619    6,556    6,210  -19,98   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,674  2327,384    7,282    7,378  -34,60   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,776  2680,735    8,529    8,920  -53,65   27,66   27,18  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     3   2     elastico  0,436  1504,804    2,896    7,310   -4,21   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,511  1763,944    3,380    8,779   -5,46   27,63   28,03  ║ 
║                  rottura   0,586  2022,018    3,857   10,975   -6,88   27,66   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     4   2     elastico  0,379  1307,853    0,145    7,077    5,20   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,444  1533,073    0,170    8,497    6,11   27,60   28,03  ║ 
║                  rottura   0,509  1756,070    0,190   10,651    6,85   27,61   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     5   2     elastico  0,432  1489,840   -2,582    6,726   14,42   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,507  1751,822   -3,021    8,063   17,52   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,583  2011,124   -3,461   10,137   20,36   27,57   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     6   2     elastico  0,581  2005,846   -6,244    4,830   25,65   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,660  2280,040   -6,938    5,169   40,83   27,60   27,54  ║ 
║                  rottura   0,758  2616,508   -7,787    5,407   67,11   27,55   26,90  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     7   2     elastico  0,510  1762,160   -6,446   -0,605   21,98   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,580  2001,001   -7,161   -1,014   36,80   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,669  2308,759   -8,351   -1,568   56,88   27,60   27,11  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4     8   2     elastico  0,594  2050,620   -6,556   -6,210   19,98   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,674  2327,384   -7,282   -7,378   34,60   27,60   27,53  ║ 
║                  rottura   0,776  2680,735   -8,529   -8,920   53,65   27,66   27,18  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  4     9   2     elastico  0,436  1504,803   -2,896   -7,310    4,21   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,511  1763,944   -3,380   -8,779    5,46   27,63   28,03  ║ 
║                  rottura   0,586  2022,018   -3,857  -10,975    6,88   27,66   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    10   2     elastico  0,379  1307,853   -0,145   -7,077   -5,20   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,444  1533,073   -0,170   -8,497   -6,11   27,60   28,03  ║ 
║                  rottura   0,509  1756,070   -0,190  -10,651   -6,85   27,61   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    11   2     elastico  0,432  1489,840    2,582   -6,726  -14,42   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,507  1751,822    3,021   -8,063  -17,52   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,583  2011,124    3,461  -10,137  -20,36   27,57   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    12   2     elastico  0,581  2005,846    6,244   -4,830  -25,65   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,660  2280,041    6,938   -5,169  -40,83   27,60   27,54  ║ 
║                  rottura   0,758  2616,508    7,787   -5,407  -67,11   27,55   26,90  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  5     1   1     elastico  0,632  1124,066    5,226    0,418  -15,13   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,712  1266,523    5,759    0,758  -27,45   27,61   27,67  ║ 
║                  rottura   0,799  1419,763    7,088    1,003  -36,32   27,61   27,54  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     2   1     elastico  0,735  1307,189    5,309    5,088  -13,65   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,828  1472,154    5,849    6,019  -25,82   27,61   27,66  ║ 
║                  rottura   0,925  1643,543    7,327    6,807  -31,98   27,61   27,65  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     3   1     elastico  0,577  1025,034    2,626    6,352    1,71   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,661  1175,176    3,008    7,630    1,86   27,62   28,22  ║ 
║                  rottura   0,752  1337,610    3,459    9,493    3,39   27,54   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     4   1     elastico  0,492   874,516    0,239    6,070    8,48   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,567  1007,348    0,287    7,284   10,18   27,59   28,22  ║ 
║                  rottura   0,646  1148,480    0,383    9,070   13,56   27,48   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     5   1     elastico  0,560   995,020   -2,077    5,796   15,05   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,648  1151,291   -2,379    6,945   18,31   27,55   28,22  ║ 
║                  rottura   0,739  1313,947   -2,646    8,662   23,34   27,42   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     6   1     elastico  0,710  1262,600   -4,911    3,975   20,84   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,802  1425,330   -5,415    4,207   33,68   27,61   27,68  ║ 
║                  rottura   0,910  1617,797   -6,173    4,372   52,90   27,61   27,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     7   1     elastico  0,632  1124,066   -5,226   -0,418   15,13   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,712  1266,523   -5,759   -0,758   27,45   27,61   27,67  ║ 
║                  rottura   0,799  1419,763   -7,088   -1,003   36,32   27,61   27,54  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     8   1     elastico  0,735  1307,189   -5,309   -5,088   13,65   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,828  1472,155   -5,849   -6,019   25,82   27,61   27,66  ║ 
║                  rottura   0,925  1643,543   -7,327   -6,807   31,98   27,61   27,65  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     9   1     elastico  0,577  1025,034   -2,626   -6,352   -1,71   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,661  1175,176   -3,008   -7,630   -1,86   27,62   28,22  ║ 
║                  rottura   0,752  1337,610   -3,459   -9,493   -3,39   27,54   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    10   1     elastico  0,492   874,516   -0,239   -6,070   -8,48   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,567  1007,348   -0,287   -7,284  -10,18   27,59   28,22  ║ 
║                  rottura   0,646  1148,480   -0,383   -9,070  -13,56   27,48   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    11   1     elastico  0,560   995,020    2,077   -5,796  -15,05   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,648  1151,291    2,379   -6,945  -18,31   27,55   28,22  ║ 
║                  rottura   0,739  1313,947    2,646   -8,662  -23,34   27,42   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    12   1     elastico  0,710  1262,600    4,911   -3,975  -20,84   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,802  1425,330    5,415   -4,207  -33,68   27,61   27,68  ║ 
║                  rottura   0,910  1617,796    6,173   -4,372  -52,90   27,61   27,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     1   2     elastico  0,661  1174,378    5,460    0,437  -15,81   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,752  1336,613    6,083    0,759  -27,49   27,61   27,74  ║ 
║                  rottura   0,869  1544,026    7,326    1,088  -39,39   27,61   27,53  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     2   2     elastico  0,768  1365,697    5,546    5,316  -14,26   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,874  1553,430    6,176    6,313  -25,80   27,62   27,74  ║ 
║                  rottura   1,009  1794,399    7,521    7,475  -35,85   27,64   27,61  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     3   2     elastico  0,526   935,777    2,397    5,799    1,56   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,629  1117,707    2,864    6,958    1,88   27,61   28,22  ║ 
║                  rottura   0,741  1316,459    3,365    8,715    1,93   27,63   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     4   2     elastico  0,449   798,365    0,218    5,541    7,74   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,537   953,835    0,264    6,647    9,35   27,61   28,22  ║ 
║                  rottura   0,635  1128,462    0,317    8,327   11,25   27,60   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     5   2     elastico  0,511   908,376   -1,897    5,291   13,74   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,611  1085,550   -2,262    6,345   16,59   27,60   28,22  ║ 
║                  rottura   0,726  1290,005   -2,669    7,946   20,39   27,57   28,22  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  5     6   2     elastico  0,742  1319,113   -5,131    4,153   21,78   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,846  1503,213   -5,715    4,476   34,14   27,61   27,75  ║ 
║                  rottura   0,971  1725,886   -6,411    4,692   55,95   27,58   27,09  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     7   2     elastico  0,661  1174,378   -5,460   -0,437   15,81   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,752  1336,613   -6,083   -0,759   27,49   27,61   27,74  ║ 
║                  rottura   0,869  1544,026   -7,326   -1,088   39,39   27,61   27,53  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     8   2     elastico  0,768  1365,697   -5,546   -5,316   14,26   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,874  1553,430   -6,176   -6,313   25,80   27,62   27,74  ║ 
║                  rottura   1,009  1794,399   -7,521   -7,475   35,85   27,64   27,61  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5     9   2     elastico  0,526   935,777   -2,397   -5,799   -1,56   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,629  1117,707   -2,864   -6,958   -1,88   27,61   28,22  ║ 
║                  rottura   0,741  1316,458   -3,365   -8,715   -1,93   27,63   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    10   2     elastico  0,449   798,365   -0,218   -5,541   -7,74   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,537   953,835   -0,264   -6,647   -9,35   27,61   28,22  ║ 
║                  rottura   0,635  1128,462   -0,317   -8,327  -11,25   27,60   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    11   2     elastico  0,511   908,376    1,897   -5,291  -13,74   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,611  1085,549    2,262   -6,345  -16,59   27,60   28,22  ║ 
║                  rottura   0,726  1290,005    2,669   -7,946  -20,39   27,57   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    12   2     elastico  0,742  1319,113    5,131   -4,153  -21,78   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,846  1503,213    5,715   -4,476  -34,14   27,61   27,75  ║ 
║                  rottura   0,971  1725,886    6,411   -4,692  -55,95   27,58   27,09  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  6     1   1     elastico  0,941   244,145    3,850   -0,822   23,99   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   1,092   283,245    4,726   -1,160   33,87   34,25   28,93  ║ 
║                  rottura   1,184   307,168    5,925   -1,479   43,18   34,25   29,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     2   1     elastico  0,431   111,770    0,058    5,551  -41,54   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,443   114,762   -0,465    6,707  -60,89   36,15   28,76  ║ 
║                  rottura   0,457   118,574   -1,267    8,443  -90,29   38,37   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     3   1     elastico  0,268    69,629   -0,112    5,124  -19,55   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,292    75,789   -0,498    6,597  -34,39   35,49   28,76  ║ 
║                  rottura   0,299    77,593   -1,074    8,296  -54,83   36,90   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     4   1     elastico  0,236    61,177   -0,670    5,318  -23,31   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,249    64,525   -1,160    6,622  -40,33   35,81   28,76  ║ 
║                  rottura   0,256    66,328   -1,854    8,336  -64,48   37,56   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     5   1     elastico  0,275    71,352   -1,239    5,491  -27,05   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,282    73,149   -1,758    6,640  -44,66   35,97   28,76  ║ 
║                  rottura   0,291    75,339   -2,520    8,362  -70,68   37,88   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     6   1     elastico  0,459   118,920   -2,275    5,515  -32,77   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,471   122,104   -2,860    6,670  -51,88   36,15   28,76  ║ 
║                  rottura   0,486   126,021   -3,713    8,400  -79,99   38,24   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     7   1     elastico  0,941   244,145   -3,850    0,822  -23,99   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   1,092   283,245   -4,726    1,160  -33,87   34,25   28,93  ║ 
║                  rottura   1,184   307,168   -5,925    1,479  -43,18   34,25   29,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     8   1     elastico  0,431   111,770   -0,058   -5,551   41,54   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,443   114,762    0,465   -6,707   60,89   36,15   28,76  ║ 
║                  rottura   0,457   118,574    1,267   -8,443   90,29   38,37   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     9   1     elastico  0,268    69,629    0,112   -5,124   19,55   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,292    75,789    0,498   -6,597   34,39   35,49   28,76  ║ 
║                  rottura   0,299    77,593    1,074   -8,296   54,83   36,90   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    10   1     elastico  0,236    61,177    0,670   -5,318   23,31   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,249    64,525    1,160   -6,622   40,33   35,81   28,76  ║ 
║                  rottura   0,256    66,328    1,854   -8,336   64,48   37,56   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    11   1     elastico  0,275    71,352    1,239   -5,491   27,05   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,282    73,149    1,758   -6,640   44,66   35,97   28,76  ║ 
║                  rottura   0,291    75,339    2,520   -8,362   70,68   37,88   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    12   1     elastico  0,459   118,920    2,275   -5,515   32,77   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,471   122,104    2,860   -6,670   51,88   36,15   28,76  ║ 
║                  rottura   0,486   126,021    3,713   -8,400   79,99   38,24   28,76  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  6     1   2     elastico  0,928   240,553    3,793   -0,809   23,63   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   1,077   279,182    4,656   -1,142   33,35   34,25   28,92  ║ 
║                  rottura   1,237   320,788    5,930   -1,608   46,95   34,25   29,13  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     2   2     elastico  0,498   129,220    0,067    6,418  -48,03   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,511   132,530   -0,541    7,755  -70,48   36,16   28,76  ║ 
║                  rottura   0,527   136,786   -1,438    9,757  -103,32  38,24   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     3   2     elastico  0,277    71,824   -0,115    5,286  -20,17   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,310    80,471    0,051    5,937  -16,32   33,44   28,76  ║ 
║                  rottura   0,334    86,583   -0,301    7,914  -29,96   34,34   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     4   2     elastico  0,243    63,106   -0,691    5,485  -24,04   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,273    70,703   -0,594    6,161  -20,66   33,44   28,76  ║ 
║                  rottura   0,289    75,061   -1,506    9,068  -52,37   35,69   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     5   2     elastico  0,285    73,943   -1,284    5,691  -28,03   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,318    82,481   -1,412    6,670  -30,55   33,99   28,76  ║ 
║                  rottura   0,337    87,409   -2,369    9,588  -62,70   36,00   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     6   2     elastico  0,509   131,967   -2,525    6,120  -36,37   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,560   145,216   -3,079    7,672  -50,47   34,95   28,76  ║ 
║                  rottura   0,557   144,495   -4,067    9,681  -85,10   37,46   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     7   2     elastico  0,928   240,553   -3,793    0,809  -23,63   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   1,077   279,182   -4,656    1,142  -33,35   34,25   28,92  ║ 
║                  rottura   1,237   320,788   -5,930    1,608  -46,95   34,25   29,13  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     8   2     elastico  0,498   129,219   -0,067   -6,418   48,03   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,511   132,530    0,541   -7,755   70,48   36,16   28,76  ║ 
║                  rottura   0,527   136,786    1,438   -9,757  103,32   38,24   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6     9   2     elastico  0,277    71,824    0,115   -5,286   20,17   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,310    80,471   -0,051   -5,937   16,32   33,44   28,76  ║ 
║                  rottura   0,334    86,583    0,301   -7,914   29,96   34,34   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    10   2     elastico  0,243    63,106    0,691   -5,485   24,04   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,273    70,703    0,594   -6,161   20,66   33,44   28,76  ║ 
║                  rottura   0,289    75,061    1,506   -9,068   52,37   35,69   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    11   2     elastico  0,285    73,943    1,284   -5,691   28,03   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,318    82,481    1,412   -6,670   30,55   33,99   28,76  ║ 
║                  rottura   0,337    87,409    2,369   -9,588   62,70   36,00   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    12   2     elastico  0,509   131,967    2,525   -6,120   36,37   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,560   145,216    3,079   -7,672   50,47   34,95   28,76  ║ 
║                  rottura   0,557   144,495    4,067   -9,681   85,10   37,46   28,76  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICA GLOBALE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
RIASSUNTO VERIFICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║               Moltiplicatore lambda minimo a rottura:  .2557656 < 1                   ║ 
╟───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢ 
║                       LA VERIFICA RISULTA NON SODDISFATTA                             ║ 
╠═════╦═════╦════╦═════════╦════════╦═════════╦════════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╣ 
║Piano║Sisma║Comb║  Stato  ║ Moltip ║  Forza  ║Spost. X║Spost. Y║ rotaz.║   Xr  ║   Yr  ║ 
║ n.ro║  °  ║n.ro║  limite ║ lambda ║   (t)   ║  (mm)  ║  (mm)  ║rad*E06║  (m)  ║  (m)  ║ 
╠═════╩═════╩════╩═════════╩════════╩═════════╩════════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
║  2    90   1     elastico  0,313  1695,623   -0,250    3,393   -8,03   29,62   31,07  ║ 
║                  fessur.   0,369  1999,307   -0,263    4,032   -8,45   29,45   31,07  ║ 
║                  rottura   0,434  2353,133   -0,247    4,952   -7,94   29,16   31,07  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  3   270   2     elastico  0,226  1055,387   -0,098   -5,729   -3,54   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,270  1262,997   -0,127   -6,863   -4,56   27,57   28,03  ║ 
║                  rottura   0,336  1573,236   -0,153   -8,585   -5,52   27,58   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  4    90   1     elastico  0,351  1212,441    0,134    6,561    4,82   27,60   28,03  ║ 
║                  fessur.   0,408  1409,690    0,158    7,877    5,67   27,59   28,03  ║ 
║                  rottura   0,468  1614,480    0,195    9,848    7,03   27,57   28,03  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  5    90   2     elastico  0,449   798,365    0,218    5,541    7,74   27,61   28,22  ║ 
║                  fessur.   0,537   953,835    0,264    6,647    9,35   27,61   28,22  ║ 
║                  rottura   0,635  1128,462    0,317    8,327   11,25   27,60   28,22  ║ 
╠═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║  6    90   1     elastico  0,236    61,177   -0,670    5,318  -23,31   34,25   28,76  ║ 
║                  fessur.   0,249    64,525   -1,160    6,622  -40,33   35,81   28,76  ║ 
║                  rottura   0,256    66,328   -1,854    8,336  -64,48   37,56   28,76  ║ 
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
RIASSUNTO VERIFICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║           C1 Coefficiente minimo a sisma parallelo  : 0           NON VERIFICATO         ║ 
║           C2 Coefficiente minimo a sisma ortogonale : 0           NON VERIFICATO         ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║           C O E F F I C I E N T I   S I S M I C I   M A S S I M I                        ║ 
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ 
║ Crisi per TAGLIO - sisma parallelo - piano rigido                   0,0000  = 0,000  * C ║ 
║ Crisi per TAGLIO - sisma ortogonale - piano rigido                  0,5910  = 8,443  * C ║ 
║ Crisi per PRESSOFLESSIONE - sisma ortogonale - piano rigido         0,0000  = 0,000  * C ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  1      3    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,11   0,11    3,6   0,92   0,92   35,3   37,8   45,1   48,3   VERIFICA  ║ 
║  1     19    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,16   0,16    5,2   0,89   0,89    4,3    6,0    8,0   11,4   VERIFICA  ║ 
║  1     20    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,16   0,16    5,2   0,89   0,89   61,6   63,4  116,0  119,3   VERIFICA  ║ 
║  1     49    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   23,8   24,9   75,1   78,8   VERIFICA  ║ 
║  1     50    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,8    3,9    8,7   12,5   VERIFICA  ║ 
║  1     51    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,3    1,5    1,0    4,7   VERIFICA  ║ 
║  1     52    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,13   0,13    4,4   0,90   0,90   11,4   13,5   18,0   21,3   VERIFICA  ║ 
║  1     53    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,7    1,9    2,1    5,9   VERIFICA  ║ 
║  1     54    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1     55    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1     56    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,1    4,3    9,7   13,5   VERIFICA  ║ 
║  1     57    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,2    1,4    0,7    4,4   VERIFICA  ║ 
║  1     58    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1     59    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1     60    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1     61    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,2    2,4    3,9    7,7   VERIFICA  ║ 
║  1     83    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,11   0,11    3,6   0,92   0,92   51,5   54,0   65,7   69,0   VERIFICA  ║ 
║  1     86    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,11   0,11    3,6   0,92   0,92   25,6   28,1   32,7   35,9   VERIFICA  ║ 
║  1    109    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  1    110    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,9    3,0    5,9    9,6   VERIFICA  ║ 
║  1    134    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,0    4,2    9,6   13,3   VERIFICA  ║ 
║  1    135    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1    136    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,2    3,4    6,9   10,7   VERIFICA  ║ 
║  1    137    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,3    3,5    7,4   11,1   VERIFICA  ║ 
║  1    138    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,4    1,6    1,3    5,1   VERIFICA  ║ 
║  1    139    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1    140    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1    141    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    3,2    6,5   10,2   VERIFICA  ║ 
║  1    142    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,4    2,6    4,4    8,2   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  2      1    1    1   1,3    0,0    5,0    6,3    3,2   0,45   0,22    3,1   0,75   0,87   18,5   20,7   29,1   28,1   VERIFICA  ║ 
║  2      2    1    1   1,3    0,0    5,0    6,3    3,2   0,45   0,22    3,1   0,75   0,87   18,5   20,7   29,1   28,1   VERIFICA  ║ 
║  2      3    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   28,1   30,2   43,1   40,7   VERIFICA  ║ 
║  2      4    2    2   1,3    0,0    4,0    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   32,8   34,9   49,1   46,6   VERIFICA  ║ 
║  2      5    2    2   1,3    0,0    4,0    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   29,2   31,4   43,8   41,8   VERIFICA  ║ 
║  2      6    2    2   1,3    0,0    4,4    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,88   26,7   28,9   40,8   38,8   VERIFICA  ║ 
║  2      7    2    2   1,3    0,0    3,7    5,1    2,5   0,36   0,18    3,1   0,80   0,89   40,0   42,2   59,2   55,9   VERIFICA  ║ 
║  2      8    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   23,6   25,7   36,5   34,8   VERIFICA  ║ 
║  2      9    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   41,3   43,5   62,9   58,3   VERIFICA  ║ 
║  2     10    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   35,3   37,5   53,5   50,2   VERIFICA  ║ 
║  2     11    2    2   1,3    0,0    4,0    5,3    2,7   0,37   0,19    3,1   0,79   0,88   50,9   53,0   76,0   70,6   VERIFICA  ║ 
║  2     12    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   13,4   15,6   16,9   19,7   VERIFICA  ║ 
║  2     13    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   13,2   15,4   16,7   19,4   VERIFICA  ║ 
║  2     14    2    2   1,3    0,0    4,1    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   55,5   57,7   83,3   76,9   VERIFICA  ║ 
║  2     15    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   48,8   51,0   61,6   64,3   VERIFICA  ║ 
║  2     16    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   17,4   19,6   22,0   24,7   VERIFICA  ║ 
║  2     17    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,87   38,1   40,3   58,4   54,2   VERIFICA  ║ 
║  2     18    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   41,5   43,7   63,6   58,8   VERIFICA  ║ 
║  2     19    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   65,2   67,4   82,2   85,0   VERIFICA  ║ 
║  2     20    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,13   0,13    4,4   0,90   0,90   55,3   56,9  101,9  104,8   VERIFICA  ║ 
║  2     21    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,13   0,13    4,4   0,90   0,90   55,0   56,5  101,2  104,1   VERIFICA  ║ 
║  2     22    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   74,4   76,6  112,7  102,5   VERIFICA  ║ 
║  2     23    2    2   1,3    0,0    4,5    5,9    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   39,5   41,7   60,7   56,1   VERIFICA  ║ 
║  2     24    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   38,6   40,8   59,1   54,9   VERIFICA  ║ 
║  2     25    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,87   37,8   40,0   57,9   53,8   VERIFICA  ║ 
║  2     26    2    2   1,3    0,0    4,5    5,9    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   38,9   41,1   59,8   55,3   VERIFICA  ║ 
║  2     27    2    2   1,3    0,0    3,8    5,1    2,6   0,36   0,18    3,1   0,79   0,89   67,0   69,2   99,4   91,7   VERIFICA  ║ 
║  2     28    1    1   1,3    0,0  30183,830185,115092,6 2130,7 1065,3  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2     29    2    2   1,3    0,0    4,2    5,5    2,7   0,39   0,19    3,1   0,78   0,88   39,7   41,9   59,9   55,9   VERIFICA  ║ 
║  2     30    2    2   1,3    0,0    4,1    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   42,3   44,4   63,6   59,3   VERIFICA  ║ 
║  2     31    1    1   1,3    0,0  29954,229955,514977,8 2114,5 1057,2  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2     32    2    2   1,3    0,0    3,8    5,2    2,6   0,36   0,18    3,1   0,79   0,89   63,0   65,1   93,5   86,4   VERIFICA  ║ 
║  2     33    2    2   1,3    0,0    4,5    5,9    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   39,3   41,5   60,3   55,8   VERIFICA  ║ 
║  2     34    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   38,2   40,3   58,5   54,3   VERIFICA  ║ 
║  2     35    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   17,6   19,7   22,1   24,9   VERIFICA  ║ 
║  2     36    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   69,7   71,9   87,9   90,6   VERIFICA  ║ 
║  2     37    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   39,9   42,1   60,9   56,5   VERIFICA  ║ 
║  2     38    2    2   1,3    0,0    4,9    6,2    3,1   0,44   0,22    3,1   0,75   0,87   22,5   24,7   35,1   33,5   VERIFICA  ║ 
║  2     39    2    2   1,3    0,0    4,9    6,2    3,1   0,44   0,22    3,1   0,75   0,87   21,0   23,1   32,7   31,4   VERIFICA  ║ 
║  2     40    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,40   0,20    3,1   0,78   0,88   45,5   47,7   69,0   63,9   VERIFICA  ║ 
║  2     41    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   56,9   59,1   71,8   74,5   VERIFICA  ║ 
║  2     42    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   18,5   20,7   23,4   26,1   VERIFICA  ║ 
║  2     43    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    7,5    9,7    9,5   12,2   VERIFICA  ║ 
║  2     44    1    2   1,3    0,0  48688,948690,229371,2 3436,9 2073,2  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2     45    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   14,1   16,3   17,8   20,5   VERIFICA  ║ 
║  2     46    2    2   1,3    0,0    5,0    6,3    3,2   0,45   0,22    3,1   0,75   0,87   18,8   21,0   29,6   28,6   VERIFICA  ║ 
║  2     47    1    1   1,3    0,0    4,8    6,1    3,1   0,43   0,22    3,1   0,76   0,87   20,3   22,4   31,5   30,4   VERIFICA  ║ 
║  2     48    2    2   1,3    0,0    3,0    4,4    2,2   0,31   0,15    3,1   0,82   0,90   34,6   36,7   49,5   48,0   VERIFICA  ║ 
║  2     49    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   41,1   43,3   51,9   54,6   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  2     50    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  2     51    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   13,5   15,7   17,0   19,8   VERIFICA  ║ 
║  2     52    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83   21,2   22,2   63,6   66,7   VERIFICA  ║ 
║  2     53    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,4    1,4    1,1    4,1   VERIFICA  ║ 
║  2     54    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,6    0,0    1,9   VERIFICA  ║ 
║  2     55    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,11   0,11    3,8   0,92   0,92    9,2   11,0   14,3   17,1   VERIFICA  ║ 
║  2     56    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,7    0,0    2,1   VERIFICA  ║ 
║  2     57    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2     58    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2     59    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,5    1,5    1,5    4,6   VERIFICA  ║ 
║  2     60    1    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,5    0,0    1,6   VERIFICA  ║ 
║  2     61    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2     62    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2     63    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2     64    1    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,9    0,0    2,6   VERIFICA  ║ 
║  2     65    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   10,6   12,8   13,4   16,2   VERIFICA  ║ 
║  2     66    1    1   1,3    0,0  57671,757673,028836,5 4071,0 2035,5  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2     67    2    2   1,3    0,0    3,2    4,5    2,3   0,32   0,16    3,1   0,81   0,90   77,3   79,4  111,6  104,1   VERIFICA  ║ 
║  2     68    1    1   1,3    0,0  59632,959634,329817,1 4209,4 2104,7  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2     69    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   30,5   32,6   46,5   43,8   VERIFICA  ║ 
║  2     70    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,43   0,21    3,1   0,76   0,87   33,3   35,5   51,5   47,9   VERIFICA  ║ 
║  2     71    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,43   0,21    3,1   0,76   0,87   32,5   34,7   50,4   46,9   VERIFICA  ║ 
║  2     72    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   26,6   28,8   41,1   38,8   VERIFICA  ║ 
║  2     73    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   34,7   36,9   52,9   49,5   VERIFICA  ║ 
║  2     74    2    2   1,3    0,0    4,4    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,88   39,9   42,1   61,0   56,5   VERIFICA  ║ 
║  2     75    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   46,4   48,6   70,4   65,1   VERIFICA  ║ 
║  2     76    2    2   1,3    0,0    0,4    1,7    1,3   0,12   0,09    3,1   0,92   0,93   12,0   14,2   15,4   17,9   VERIFICA  ║ 
║  2     77    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   39,1   41,3   59,6   55,4   VERIFICA  ║ 
║  2     78    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   40,1   42,3   61,0   56,7   VERIFICA  ║ 
║  2     79    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   41,4   43,6   63,1   58,5   VERIFICA  ║ 
║  2     80    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   33,0   35,1   50,1   47,1   VERIFICA  ║ 
║  2     81    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   38,1   40,3   58,1   54,1   VERIFICA  ║ 
║  2     82    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   41,4   43,6   63,0   58,4   VERIFICA  ║ 
║  2     83    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   42,4   44,6   64,5   59,8   VERIFICA  ║ 
║  2     84    2    2   1,3    0,0    4,4    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,88   38,0   40,2   58,1   54,1   VERIFICA  ║ 
║  2     85    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   39,6   41,8   60,4   56,1   VERIFICA  ║ 
║  2     86    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   35,6   37,7   54,2   50,6   VERIFICA  ║ 
║  2     87    2    2   1,3    0,0    4,1    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   36,3   38,4   54,5   51,3   VERIFICA  ║ 
║  2     88    2    2   1,3    0,0    4,6    5,9    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   48,5   50,7   74,8   68,4   VERIFICA  ║ 
║  2     89    2    2   1,3    0,0    4,2    5,5    2,7   0,39   0,19    3,1   0,78   0,88   63,9   66,1   96,3   88,3   VERIFICA  ║ 
║  2     90    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   50,3   52,5   76,2   70,3   VERIFICA  ║ 
║  2     91    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   17,9   20,0   22,5   25,3   VERIFICA  ║ 
║  2     92    1    1   1,3    0,0    4,8    6,1    3,1   0,43   0,22    3,1   0,76   0,87   14,3   16,5   22,3   22,4   VERIFICA  ║ 
║  2     93    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   15,6   17,8   19,7   22,4   VERIFICA  ║ 
║  2     94    2    2   1,3    0,0    4,8    6,1    3,0   0,43   0,21    3,1   0,76   0,87   17,0   19,2   26,4   26,0   VERIFICA  ║ 
║  2     95    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    9,3   11,5   11,7   14,5   VERIFICA  ║ 
║  2     96    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   29,5   31,7   45,6   42,8   VERIFICA  ║ 
║  2     97    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   31,0   33,2   39,1   41,9   VERIFICA  ║ 
║  2     98    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   27,8   30,0   35,1   37,9   VERIFICA  ║ 
║  2     99    2    2   1,3    0,0    4,5    5,9    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   33,6   35,7   51,6   48,1   VERIFICA  ║ 
║  2    100    2    2   1,3    0,0    4,7    6,0    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   27,9   30,1   43,1   40,6   VERIFICA  ║ 
║  2    101    2    2   1,3    0,0    4,8    6,1    3,0   0,43   0,22    3,1   0,76   0,87   22,7   24,9   35,2   33,6   VERIFICA  ║ 
║  2    102    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   10,1   12,3   12,7   15,5   VERIFICA  ║ 
║  2    103    2    2   1,3    0,0    4,2    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   32,2   34,4   48,8   46,0   VERIFICA  ║ 
║  2    104    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,21    3,1   0,77   0,87   26,2   28,4   40,2   38,2   VERIFICA  ║ 
║  2    105    2    2   1,3    0,0    4,7    6,1    3,0   0,43   0,21    3,1   0,76   0,87   23,4   25,6   36,3   34,6   VERIFICA  ║ 
║  2    106    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   10,7   12,9   13,5   16,2   VERIFICA  ║ 
║  2    107    1    1   1,3    0,0    4,9    6,3    3,1   0,44   0,22    3,1   0,75   0,87   13,1   15,3   20,6   20,8   VERIFICA  ║ 
║  2    108    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    4,0    6,2    5,1    7,8   VERIFICA  ║ 
║  2    109    2    2   1,3    0,0    4,8    6,1    3,0   0,43   0,21    3,1   0,76   0,87   17,2   19,4   26,7   26,3   VERIFICA  ║ 
║  2    110    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    9,0   11,2   11,3   14,1   VERIFICA  ║ 
║  2    111    2    2   1,3    0,0    4,9    6,2    3,1   0,44   0,22    3,1   0,75   0,87   31,7   33,9   49,6   46,0   VERIFICA  ║ 
║  2    112    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   30,5   32,7   38,5   41,2   VERIFICA  ║ 
║  2    113    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    1,6    3,8    2,0    4,8   VERIFICA  ║ 
║  2    114    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    2,4    4,6    3,0    5,7   VERIFICA  ║ 
║  2    115    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93    8,7   10,9   11,0   13,7   VERIFICA  ║ 
║  2    116    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  2    117    1    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    2,9   VERIFICA  ║ 
║  2    118    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   40,0   42,1   61,0   56,6   VERIFICA  ║ 
║  2    119    2    2   1,3    0,0    4,3    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   37,6   39,8   57,2   53,4   VERIFICA  ║ 
║  2    120    2    2   1,3    0,0    4,1    5,5    2,7   0,39   0,19    3,1   0,78   0,88   33,6   35,7   50,6   47,7   VERIFICA  ║ 
║  2    121    2    2   1,3    0,0    4,6    5,9    2,9   0,42   0,21    3,1   0,77   0,87   49,3   51,5   75,8   69,4   VERIFICA  ║ 
║  2    122    2    2   1,3    0,0    4,3    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   42,3   44,4   64,3   59,6   VERIFICA  ║ 
║  2    123    2    2   1,3    0,0    4,5    5,8    2,9   0,41   0,20    3,1   0,77   0,88   41,5   43,7   63,6   58,8   VERIFICA  ║ 
║  2    124    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   37,0   39,2   46,7   49,5   VERIFICA  ║ 
║  2    125    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,09   0,09    3,1   0,93   0,93   29,4   31,6   37,1   39,9   VERIFICA  ║ 
║  2    126    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   40,7   42,9   62,2   57,6   VERIFICA  ║ 
║  2    127    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   39,6   41,7   60,2   56,0   VERIFICA  ║ 
║  2    128    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   41,7   43,9   63,5   58,9   VERIFICA  ║ 
║  2    129    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   32,7   34,9   49,7   46,7   VERIFICA  ║ 
║  2    130    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,9   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   38,9   41,1   59,4   55,2   VERIFICA  ║ 
║  2    131    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   41,4   43,5   63,0   58,4   VERIFICA  ║ 
║  2    132    2    2   1,3    0,0    4,4    5,7    2,8   0,40   0,20    3,1   0,77   0,88   42,7   44,9   65,0   60,2   VERIFICA  ║ 
║  2    133    2    2   1,3    0,0    2,9    4,3    2,1   0,30   0,15    3,1   0,82   0,90   57,1   59,3   81,5   77,2   VERIFICA  ║ 
║  2    134    1    1   1,3    0,0    4,6    5,9    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87    6,0    8,2    9,2   11,0   VERIFICA  ║ 
║  2    135    1    1   1,3    0,0  37758,237759,518879,7 2665,3 1332,6  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    136    1    2   1,3    0,0  13398,713400,07820,1  945,88 552,01  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    137    1    1   1,3    0,0  59463,359464,629732,3 4197,5 2098,7  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    138    2    2   1,3    0,0    4,0    5,4    2,7   0,38   0,19    3,1   0,78   0,88   38,5   40,7   57,8   54,2   VERIFICA  ║ 
║  2    139    2    2   1,3    0,0    4,8    6,2    3,1   0,44   0,22    3,1   0,75   0,87   25,7   27,9   40,1   37,9   VERIFICA  ║ 
║  2    140    2    2   1,3    0,0    4,6    6,0    3,0   0,42   0,21    3,1   0,76   0,87   31,9   34,1   49,2   46,0   VERIFICA  ║ 
║  2    141    2    2   1,3    0,0    4,3    5,6    2,8   0,39   0,20    3,1   0,78   0,88   32,9   35,1   49,9   47,0   VERIFICA  ║ 
║  2    142    1    1   1,3    0,0  45230,045231,422615,7 3192,8 1596,4  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    143    1    1   1,3    0,0  12755,712757,06378,5  900,49 450,25  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    144    1    1   1,3    0,0  43056,343057,721528,8 3039,3 1519,6  3,1   0,10   0,10    0,0    0,0    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║  2    145    2    2   1,3    0,0    1,3    2,6    1,3   0,18   0,09    3,1   0,89   0,93   22,5   24,7   29,9   31,2   VERIFICA  ║ 
║  2    146    2    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,7    1,7    2,1    5,2   VERIFICA  ║ 
║  2    147    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    148    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    149    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    150    1    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,8    0,0    2,4   VERIFICA  ║ 
║  2    151    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    152    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    153    1    1   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    1,0    0,0    3,1   VERIFICA  ║ 
║  2    154    1    2   1,3    0,0    0,0    1,3    1,3   0,20   0,20    6,6   0,83   0,83    0,0    0,9    0,0    2,7   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



 

153 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  3      1    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   11,9   15,2   18,8   24,0   VERIFICA  ║ 
║  3      2    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   11,9   15,2   18,8   24,0   VERIFICA  ║ 
║  3      3    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   18,8   22,1   29,6   34,8   VERIFICA  ║ 
║  3      4    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   19,8   23,1   31,3   36,5   VERIFICA  ║ 
║  3      5    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   17,0   20,3   26,9   32,1   VERIFICA  ║ 
║  3      6    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   17,0   20,3   26,9   32,1   VERIFICA  ║ 
║  3      7    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   23,3   26,6   36,7   41,9   VERIFICA  ║ 
║  3      8    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   15,5   18,8   24,4   29,7   VERIFICA  ║ 
║  3      9    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,4   32,7   46,3   51,5   VERIFICA  ║ 
║  3     10    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   23,5   26,8   37,1   42,3   VERIFICA  ║ 
║  3     11    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   33,8   37,1   53,4   58,6   VERIFICA  ║ 
║  3     12    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   35,9   39,2   56,5   61,8   VERIFICA  ║ 
║  3     13    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   33,6   36,9   53,0   58,2   VERIFICA  ║ 
║  3     14    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   38,6   41,9   60,9   66,1   VERIFICA  ║ 
║  3     15    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,2   24,5   33,4   38,7   VERIFICA  ║ 
║  3     16    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   31,2   34,5   49,2   54,4   VERIFICA  ║ 
║  3     17    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,5   30,8   43,4   48,6   VERIFICA  ║ 
║  3     18    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,6   34,0   48,3   53,6   VERIFICA  ║ 
║  3     19    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,17   0,17    5,5   0,87   0,87   48,3   52,1   65,1   70,2   VERIFICA  ║ 
║  3     20    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   40,6   43,2   85,8   91,4   VERIFICA  ║ 
║  3     21    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   40,2   42,8   85,0   90,6   VERIFICA  ║ 
║  3     22    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   56,7   60,0   89,4   94,6   VERIFICA  ║ 
║  3     23    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,2   32,5   46,0   51,3   VERIFICA  ║ 
║  3     24    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,1   31,4   44,3   49,5   VERIFICA  ║ 
║  3     25    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,3   30,6   43,0   48,2   VERIFICA  ║ 
║  3     26    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,8   32,1   45,4   50,6   VERIFICA  ║ 
║  3     27    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   44,4   47,7   70,0   75,3   VERIFICA  ║ 
║  3     28    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,3    3,6    0,5    5,7   VERIFICA  ║ 
║  3     29    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   26,3   29,6   41,5   46,8   VERIFICA  ║ 
║  3     30    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,2   31,6   44,6   49,8   VERIFICA  ║ 
║  3     31    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,3    3,6    0,5    5,7   VERIFICA  ║ 
║  3     32    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   41,6   44,9   65,6   70,8   VERIFICA  ║ 
║  3     33    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,1   32,4   45,9   51,1   VERIFICA  ║ 
║  3     34    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,7   31,0   43,7   48,9   VERIFICA  ║ 
║  3     35    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,2   31,5   44,5   49,8   VERIFICA  ║ 
║  3     36    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   31,7   35,0   50,0   55,2   VERIFICA  ║ 
║  3     37    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,5   31,8   45,0   50,2   VERIFICA  ║ 
║  3     38    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   15,3   18,6   24,1   29,3   VERIFICA  ║ 
║  3     39    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   13,7   17,1   21,7   26,9   VERIFICA  ║ 
║  3     40    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   32,3   35,6   50,9   56,1   VERIFICA  ║ 
║  3     41    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   31,0   34,4   49,0   54,2   VERIFICA  ║ 
║  3     42    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,6   33,9   48,3   53,5   VERIFICA  ║ 
║  3     43    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   16,4   19,7   25,9   31,1   VERIFICA  ║ 
║  3     44    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    5,1    8,4    8,1   13,3   VERIFICA  ║ 
║  3     45    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   14,3   17,6   22,5   27,8   VERIFICA  ║ 
║  3     46    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   12,2   15,5   19,2   24,4   VERIFICA  ║ 
║  3     47    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   12,9   16,2   20,3   25,6   VERIFICA  ║ 
║  3     48    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   14,4   17,7   22,7   27,9   VERIFICA  ║ 
║  3     49    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   11,8   15,1   18,6   23,8   VERIFICA  ║ 
║  3     50    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   12,2   15,5   19,3   24,5   VERIFICA  ║ 
║  3     51    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   12,9   16,2   20,3   25,5   VERIFICA  ║ 
║  3     52    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,3   33,6   47,8   53,0   VERIFICA  ║ 
║  3     53    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,1   32,4   45,9   51,2   VERIFICA  ║ 
║  3     54    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  3     55    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   26,5   29,8   41,7   46,9   VERIFICA  ║ 
║  3     56    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    1,3    0,0    2,0   VERIFICA  ║ 
║  3     57    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,17   0,17    5,5   0,87   0,87    2,7    6,4    3,6    8,7   VERIFICA  ║ 
║  3     58    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    6,9   10,2   10,9   16,1   VERIFICA  ║ 
║  3     59    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   43,0   46,3   67,9   73,1   VERIFICA  ║ 
║  3     60    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    6,9   10,2   10,9   16,1   VERIFICA  ║ 
║  3     61    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   20,1   23,5   31,8   37,0   VERIFICA  ║ 
║  3     62    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   24,7   28,0   38,9   44,1   VERIFICA  ║ 
║  3     63    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   24,0   27,4   37,9   43,1   VERIFICA  ║ 
║  3     64    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   18,3   21,6   28,8   34,1   VERIFICA  ║ 
║  3     65    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   23,8   27,1   37,5   42,7   VERIFICA  ║ 
║  3     66    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,8   32,1   45,4   50,6   VERIFICA  ║ 
║  3     67    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   32,9   36,2   51,9   57,1   VERIFICA  ║ 
║  3     68    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    0,5    0,0    0,8   VERIFICA  ║ 
║  3     69    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,6   31,0   43,6   48,8   VERIFICA  ║ 
║  3     70    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,3   31,6   44,6   49,8   VERIFICA  ║ 
║  3     71    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,5   32,8   46,6   51,8   VERIFICA  ║ 
║  3     72    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,8   25,1   34,3   39,5   VERIFICA  ║ 
║  3     73    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   26,8   30,1   42,3   47,5   VERIFICA  ║ 
║  3     74    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,5   32,8   46,6   51,8   VERIFICA  ║ 
║  3     75    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,3   33,6   47,8   53,0   VERIFICA  ║ 
║  3     76    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,1   30,4   42,8   48,0   VERIFICA  ║ 
║  3     77    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,1   31,4   44,4   49,6   VERIFICA  ║ 
║  3     78    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   24,4   27,7   38,5   43,8   VERIFICA  ║ 
║  3     79    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   23,1   26,4   36,5   41,7   VERIFICA  ║ 
║  3     80    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   38,2   41,5   60,2   65,4   VERIFICA  ║ 
║  3     81    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   46,5   49,8   73,3   78,5   VERIFICA  ║ 
║  3     82    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   36,3   39,6   57,3   62,5   VERIFICA  ║ 
║  3     83    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   32,4   35,7   51,1   56,3   VERIFICA  ║ 
║  3     84    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    7,2   10,5   11,4   16,6   VERIFICA  ║ 
║  3     85    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    8,1   11,4   12,8   18,0   VERIFICA  ║ 
║  3     86    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    9,6   12,9   15,1   20,3   VERIFICA  ║ 
║  3     87    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   10,4   13,7   16,4   21,6   VERIFICA  ║ 
║  3     88    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,0   24,3   33,2   38,4   VERIFICA  ║ 
║  3     89    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   14,4   17,7   22,7   27,9   VERIFICA  ║ 
║  3     90    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,7   31,0   43,7   48,9   VERIFICA  ║ 
║  3     91    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   23,9   27,2   37,7   42,9   VERIFICA  ║ 
║  3     92    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   19,4   22,7   30,6   35,8   VERIFICA  ║ 
║  3     93    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   15,0   18,3   23,7   28,9   VERIFICA  ║ 
║  3     94    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,7   34,0   48,5   53,7   VERIFICA  ║ 
║  3     95    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   20,4   23,8   32,3   37,5   VERIFICA  ║ 
║  3     96    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   17,2   20,5   27,2   32,4   VERIFICA  ║ 
║  3     97    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   15,5   18,8   24,5   29,7   VERIFICA  ║ 
║  3     98    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,2   33,5   47,6   52,9   VERIFICA  ║ 
║  3     99    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    6,4    9,7   10,1   15,3   VERIFICA  ║ 
║  3    100    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    8,8   12,1   13,8   19,0   VERIFICA  ║ 
║  3    101    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    9,8   13,1   15,5   20,7   VERIFICA  ║ 
║  3    102    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    9,9   13,2   15,5   20,8   VERIFICA  ║ 
║  3    103    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   24,4   27,7   38,5   43,7   VERIFICA  ║ 
║  3    104    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   19,9   23,2   31,4   36,6   VERIFICA  ║ 
║  3    105    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   48,2   51,5   76,1   81,3   VERIFICA  ║ 
║  3    106    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   53,9   57,2   85,0   90,2   VERIFICA  ║ 
║  3    107    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   28,5   31,8   45,0   50,2   VERIFICA  ║ 
║  3    108    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   26,0   29,3   41,0   46,3   VERIFICA  ║ 
║  3    109    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,2   24,5   33,4   38,6   VERIFICA  ║ 
║  3    110    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   38,4   41,7   60,6   65,8   VERIFICA  ║ 
║  3    111    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,0   33,3   47,3   52,5   VERIFICA  ║ 
║  3    112    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,5   33,8   48,1   53,3   VERIFICA  ║ 
║  3    113    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   37,8   41,1   59,6   64,8   VERIFICA  ║ 
║  3    114    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,1   32,4   45,9   51,1   VERIFICA  ║ 
║  3    115    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,2   32,5   46,1   51,3   VERIFICA  ║ 
║  3    116    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,8   31,1   43,9   49,1   VERIFICA  ║ 
║  3    117    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,7   33,0   46,9   52,1   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  3    118    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,5   24,8   33,9   39,1   VERIFICA  ║ 
║  3    119    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,7   31,1   43,8   49,0   VERIFICA  ║ 
║  3    120    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   29,5   32,8   46,6   51,8   VERIFICA  ║ 
║  3    121    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   30,6   33,9   48,2   53,5   VERIFICA  ║ 
║  3    122    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,0   30,3   42,6   47,8   VERIFICA  ║ 
║  3    123    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    2,8    0,0    4,4   VERIFICA  ║ 
║  3    124    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    2,0    5,3    3,2    8,4   VERIFICA  ║ 
║  3    125    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    1,6    0,0    2,5   VERIFICA  ║ 
║  3    126    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    7,2   10,5   11,4   16,6   VERIFICA  ║ 
║  3    127    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   24,4   27,8   38,6   43,8   VERIFICA  ║ 
║  3    128    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   18,3   21,6   28,9   34,1   VERIFICA  ║ 
║  3    129    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   22,9   26,2   36,1   41,3   VERIFICA  ║ 
║  3    130    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   21,4   24,7   33,8   39,0   VERIFICA  ║ 
║  3    131    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    4,0    7,3    6,3   11,5   VERIFICA  ║ 
║  3    132    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    1,6    0,0    2,5   VERIFICA  ║ 
║  3    133    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    3,3    6,6    5,2   10,4   VERIFICA  ║ 
║  3    134    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    2,9    0,0    4,6   VERIFICA  ║ 
║  3    135    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  4      1    1    1   2,3    0,0    7,5    9,9    4,9   0,79   0,39    6,3   0,59   0,74    5,3    8,6   11,9   15,5   VERIFICA  ║ 
║  4      2    1    1   2,3    0,0    7,5    9,9    4,9   0,79   0,39    6,3   0,59   0,74    5,3    8,6   11,9   15,5   VERIFICA  ║ 
║  4      3    2    2   2,3    0,0    6,0    8,3    4,2   0,67   0,33    6,3   0,63   0,77    9,9   13,2   20,9   22,9   VERIFICA  ║ 
║  4      4    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    7,5   10,8   11,8   17,0   VERIFICA  ║ 
║  4      5    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    4,5    7,8    7,1   12,3   VERIFICA  ║ 
║  4      6    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    4,5    7,8    7,1   12,3   VERIFICA  ║ 
║  4      7    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    8,2   11,5   13,0   18,2   VERIFICA  ║ 
║  4      8    2    2   2,3    0,0    6,8    9,2    4,6   0,73   0,37    6,3   0,61   0,75    7,9   11,2   17,3   19,8   VERIFICA  ║ 
║  4      9    2    2   2,3    0,0    5,1    7,5    3,7   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   17,3   20,6   35,2   34,8   VERIFICA  ║ 
║  4     10    2    2   2,3    0,0    4,9    7,3    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   12,1   15,4   24,6   26,0   VERIFICA  ║ 
║  4     11    2    2   2,3    0,0    5,0    7,4    3,7   0,59   0,30    6,3   0,66   0,79   19,9   23,2   40,4   39,1   VERIFICA  ║ 
║  4     12    2    2   2,3    0,0    4,7    7,1    3,5   0,57   0,28    6,3   0,66   0,80   20,6   23,9   41,5   40,1   VERIFICA  ║ 
║  4     13    2    2   2,3    0,0    4,9    7,2    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   19,3   22,6   39,0   38,0   VERIFICA  ║ 
║  4     14    2    2   2,3    0,0    4,7    7,1    3,5   0,57   0,28    6,3   0,66   0,80   22,4   25,7   45,1   43,1   VERIFICA  ║ 
║  4     15    2    2   2,3    0,0    5,3    7,7    3,8   0,61   0,31    6,3   0,65   0,78   10,6   13,9   21,9   23,7   VERIFICA  ║ 
║  4     16    2    2   2,3    0,0    5,2    7,6    3,8   0,61   0,30    6,3   0,65   0,79   18,8   22,1   38,6   37,5   VERIFICA  ║ 
║  4     17    2    2   2,3    0,0    5,7    8,0    4,0   0,64   0,32    6,3   0,64   0,78   16,8   20,1   35,1   34,6   VERIFICA  ║ 
║  4     18    2    2   2,3    0,0    5,7    8,0    4,0   0,64   0,32    6,3   0,64   0,78   19,6   22,9   40,9   39,4   VERIFICA  ║ 
║  4     19    2    2   2,3    0,0    5,7    8,1    4,0   0,57   0,29    5,5   0,68   0,81   31,8   35,5   55,2   51,5   VERIFICA  ║ 
║  4     20    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   25,5   28,1   53,8   59,4   VERIFICA  ║ 
║  4     21    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   25,2   27,9   53,3   58,9   VERIFICA  ║ 
║  4     22    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   39,0   42,3   61,6   66,8   VERIFICA  ║ 
║  4     23    2    2   2,3    0,0    5,8    8,1    4,1   0,65   0,32    6,3   0,64   0,77   18,8   22,1   39,3   38,0   VERIFICA  ║ 
║  4     24    2    2   2,3    0,0    5,8    8,2    4,1   0,65   0,33    6,3   0,64   0,77   17,5   20,8   36,7   35,9   VERIFICA  ║ 
║  4     25    2    2   2,3    0,0    5,7    8,1    4,0   0,65   0,32    6,3   0,64   0,78   16,7   20,0   34,9   34,4   VERIFICA  ║ 
║  4     26    2    2   2,3    0,0    5,8    8,2    4,1   0,66   0,33    6,3   0,63   0,77   18,4   21,7   38,7   37,4   VERIFICA  ║ 
║  4     27    2    2   2,3    0,0    4,1    6,4    3,2   0,51   0,26    6,3   0,68   0,81   24,5   27,8   48,0   45,7   VERIFICA  ║ 
║  4     28    2    1   2,3    0,0   36,0   38,4  829,9   3,07   66,39   6,3   0,10   0,10    1,2    3,3   16,5   44,4   NOVERIF   ║ 
║  4     29    2    2   2,3    0,0    4,7    7,1    3,5   0,57   0,28    6,3   0,66   0,80   13,8   17,1   27,7   28,6   VERIFICA  ║ 
║  4     30    2    2   2,3    0,0    4,6    7,0    3,5   0,56   0,28    6,3   0,67   0,80   15,0   18,3   30,1   30,6   VERIFICA  ║ 
║  4     31    2    1   2,3    0,0   35,1   37,5  483,0   3,00   38,64   6,3   0,10   0,10    1,3    3,3   17,3   44,6   NOVERIF   ║ 
║  4     32    2    2   2,3    0,0    4,1    6,5    3,2   0,52   0,26    6,3   0,68   0,81   22,7   26,0   44,6   42,9   VERIFICA  ║ 
║  4     33    2    2   2,3    0,0    5,8    8,2    4,1   0,65   0,33    6,3   0,64   0,77   18,5   21,9   38,9   37,6   VERIFICA  ║ 
║  4     34    2    2   2,3    0,0    5,8    8,2    4,1   0,65   0,33    6,3   0,64   0,77   17,2   20,5   36,2   35,4   VERIFICA  ║ 
║  4     35    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   16,7   20,0   34,2   33,9   VERIFICA  ║ 
║  4     36    2    2   2,3    0,0    5,5    7,8    3,9   0,63   0,31    6,3   0,64   0,78   19,5   22,8   40,4   39,0   VERIFICA  ║ 
║  4     37    2    2   2,3    0,0    5,3    7,7    3,8   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   16,7   20,0   34,3   34,0   VERIFICA  ║ 
║  4     38    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    8,2   11,5   12,9   18,1   VERIFICA  ║ 
║  4     39    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    6,8   10,1   10,7   15,9   VERIFICA  ║ 
║  4     40    2    2   2,3    0,0    5,1    7,4    3,7   0,59   0,30    6,3   0,65   0,79   18,7   22,1   38,2   37,2   VERIFICA  ║ 
║  4     41    2    2   2,3    0,0    5,2    7,6    3,8   0,61   0,30    6,3   0,65   0,79   18,6   21,9   38,1   37,1   VERIFICA  ║ 
║  4     42    2    2   2,3    0,0    5,5    7,8    3,9   0,63   0,31    6,3   0,64   0,78   19,1   22,4   39,5   38,2   VERIFICA  ║ 
║  4     43    2    2   2,3    0,0    6,5    8,9    4,4   0,71   0,36    6,3   0,62   0,76    8,5   11,9   18,5   20,8   VERIFICA  ║ 
║  4     44    2    1   2,3    0,0   20,3   22,6   25,9   1,81   2,07    6,3   0,29   0,10    2,5    4,1   11,5   54,9   NOVERIF   ║ 
║  4     45    2    2   2,3    0,0    7,1    9,4    4,7   0,75   0,38    6,3   0,60   0,75    7,5   10,8   16,6   19,3   VERIFICA  ║ 
║  4     46    2    2   2,3    0,0    7,4    9,7    4,9   0,78   0,39    6,3   0,60   0,74    5,5    8,8   12,3   15,8   VERIFICA  ║ 
║  4     47    1    1   2,3    0,0    7,2    9,5    4,8   0,76   0,38    6,3   0,60   0,75    5,9    9,2   13,0   16,4   VERIFICA  ║ 
║  4     48    1    1   2,3    0,0    6,6    8,9    4,5   0,71   0,36    6,3   0,62   0,76    6,6    9,9   14,3   17,5   VERIFICA  ║ 
║  4     49    2    2   2,3    0,0    7,6    9,9    5,0   0,79   0,40    6,3   0,59   0,74    5,3    8,6   11,9   15,5   VERIFICA  ║ 
║  4     50    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    4,8    8,2    7,6   12,9   VERIFICA  ║ 
║  4     51    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    5,1    8,4    8,0   13,2   VERIFICA  ║ 
║  4     52    2    2   2,3    0,0    7,5    9,9    4,9   0,79   0,39    6,3   0,59   0,74   20,9   24,2   47,1   43,7   VERIFICA  ║ 
║  4     53    2    2   2,3    0,0    7,5    9,9    4,9   0,79   0,39    6,3   0,59   0,74   22,5   25,8   50,7   46,6   VERIFICA  ║ 
║  4     54    1    2   2,3    0,0  38039,338041,726777,5 3043,3 2142,2  6,3   0,10   0,10    0,0    2,8    0,0   37,5   NOVERIF   ║ 
║  4     55    2    2   2,3    0,0    5,1    7,4    3,7   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   14,7   18,0   29,9   30,4   VERIFICA  ║ 
║  4     56    1    2   2,3    0,0  31596,131598,518617,0 2527,8 1489,3  6,3   0,10   0,10    0,0    2,4    0,0   32,1   NOVERIF   ║ 
║  4     57    1    1   2,3    0,0  40616,340618,720309,3 2867,2 1433,6  5,5   0,10   0,10    0,0    3,0    0,0   34,9   NOVERIF   ║ 
║  4     58    2    2   2,3    0,0   10,3   12,7    6,3   1,01   0,51    6,3   0,52   0,68    7,6   10,9   19,4   21,2   VERIFICA  ║ 
║  4     59    2    2   2,3    0,0    4,7    7,0    3,5   0,56   0,28    6,3   0,66   0,80   22,2   25,5   44,4   42,6   VERIFICA  ║ 
║  4     60    2    2   2,3    0,0    9,8   12,2    6,1   0,97   0,49    6,3   0,53   0,69    7,3   10,6   18,2   20,4   VERIFICA  ║ 
║  4     61    2    2   2,3    0,0    5,5    7,8    3,9   0,62   0,31    6,3   0,64   0,78   10,5   13,8   21,7   23,5   VERIFICA  ║ 
║  4     62    2    2   2,3    0,0    6,6    9,0    4,5   0,72   0,36    6,3   0,61   0,76   16,1   19,4   35,0   34,2   VERIFICA  ║ 
║  4     63    2    2   2,3    0,0    6,8    9,1    4,6   0,73   0,36    6,3   0,61   0,75   15,8   19,1   34,4   33,7   VERIFICA  ║ 
║  4     64    2    2   2,3    0,0    5,8    8,1    4,1   0,65   0,32    6,3   0,64   0,77    9,7   13,0   20,2   22,3   VERIFICA  ║ 
║  4     65    2    2   2,3    0,0    6,0    8,3    4,2   0,67   0,33    6,3   0,63   0,77   13,9   17,2   29,3   29,7   VERIFICA  ║ 
║  4     66    2    2   2,3    0,0    5,5    7,8    3,9   0,62   0,31    6,3   0,64   0,78   17,5   20,8   36,2   35,5   VERIFICA  ║ 
║  4     67    2    2   2,3    0,0    5,4    7,7    3,9   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   19,0   22,3   39,2   38,0   VERIFICA  ║ 
║  4     68    1    1   2,3    0,0  13957,613960,06980,0  1116,8 558,40  6,3   0,10   0,10    0,0    0,6    0,0    7,6   NOVERIF   ║ 
║  4     69    2    2   2,3    0,0    5,1    7,4    3,7   0,59   0,30    6,3   0,66   0,79   16,0   19,3   32,5   32,5   VERIFICA  ║ 
║  4     70    2    2   2,3    0,0    5,3    7,6    3,8   0,61   0,31    6,3   0,65   0,78   16,6   19,9   34,1   33,8   VERIFICA  ║ 
║  4     71    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   17,6   20,9   36,1   35,5   VERIFICA  ║ 
║  4     72    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   10,3   13,6   16,3   21,5   VERIFICA  ║ 
║  4     73    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   15,4   18,7   31,6   31,7   VERIFICA  ║ 
║  4     74    2    2   2,3    0,0    5,3    7,6    3,8   0,61   0,31    6,3   0,65   0,78   17,7   21,0   36,3   35,7   VERIFICA  ║ 
║  4     75    2    2   2,3    0,0    5,2    7,6    3,8   0,61   0,30    6,3   0,65   0,79   18,1   21,4   37,0   36,2   VERIFICA  ║ 
║  4     76    2    2   2,3    0,0    5,4    7,7    3,9   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   16,2   19,5   33,4   33,3   VERIFICA  ║ 
║  4     77    2    2   2,3    0,0    5,0    7,3    3,7   0,59   0,29    6,3   0,66   0,79   16,3   19,6   33,0   33,0   VERIFICA  ║ 
║  4     78    2    2   2,3    0,0    5,8    8,1    4,1   0,65   0,32    6,3   0,64   0,78   14,0   17,3   29,3   29,7   VERIFICA  ║ 
║  4     79    2    2   2,3    0,0    4,7    7,0    3,5   0,56   0,28    6,3   0,66   0,80    9,5   12,8   19,1   21,4   VERIFICA  ║ 
║  4     80    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,7   31,0   43,7   48,9   VERIFICA  ║ 
║  4     81    2    2   2,3    0,0    4,2    6,5    3,3   0,52   0,26    6,3   0,68   0,81   26,7   30,0   52,6   49,6   VERIFICA  ║ 
║  4     82    2    2   2,3    0,0    4,6    6,9    3,5   0,55   0,28    6,3   0,67   0,80   21,1   24,4   42,1   40,7   VERIFICA  ║ 
║  4     83    2    2   2,3    0,0    4,9    7,3    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   19,3   22,6   39,1   38,1   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  4     84    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,3    3,6    0,4    5,6   VERIFICA  ║ 
║  4     85    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,6    3,9    1,0    6,2   VERIFICA  ║ 
║  4     86    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    2,3    5,6    3,6    8,8   VERIFICA  ║ 
║  4     87    2    2   2,3    0,0    8,2   10,6    5,3   0,84   0,42    6,3   0,57   0,72    5,0    8,4   11,7   15,4   VERIFICA  ║ 
║  4     88    2    2   2,3    0,0    5,7    8,0    4,0   0,64   0,32    6,3   0,64   0,78   11,1   14,4   23,1   24,7   VERIFICA  ║ 
║  4     89    2    2   2,3    0,0    7,0    9,4    4,7   0,75   0,38    6,3   0,60   0,75    7,6   10,9   16,8   19,4   VERIFICA  ║ 
║  4     90    2    2   2,3    0,0    5,0    7,4    3,7   0,59   0,29    6,3   0,66   0,79   16,0   19,3   32,5   32,5   VERIFICA  ║ 
║  4     91    2    2   2,3    0,0    5,5    7,9    3,9   0,63   0,32    6,3   0,64   0,78   13,3   16,6   27,5   28,3   VERIFICA  ║ 
║  4     92    2    2   2,3    0,0    6,1    8,4    4,2   0,68   0,34    6,3   0,63   0,77   10,8   14,1   23,0   24,6   VERIFICA  ║ 
║  4     93    2    2   2,3    0,0    6,4    8,7    4,4   0,70   0,35    6,3   0,62   0,76    7,4   10,7   15,8   18,7   VERIFICA  ║ 
║  4     94    2    2   2,3    0,0    4,8    7,2    3,6   0,57   0,29    6,3   0,66   0,79   15,3   18,6   30,9   31,2   VERIFICA  ║ 
║  4     95    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    5,4    8,7    8,5   13,7   VERIFICA  ║ 
║  4     96    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    4,4    7,7    7,0   12,2   VERIFICA  ║ 
║  4     97    2    2   2,3    0,0    6,2    8,6    4,3   0,69   0,34    6,3   0,63   0,77    7,7   11,0   16,4   19,2   VERIFICA  ║ 
║  4     98    2    2   2,3    0,0    4,9    7,2    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   15,2   18,5   30,6   31,0   VERIFICA  ║ 
║  4     99    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,0    3,3    0,0    5,2   VERIFICA  ║ 
║  4    100    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    0,9    4,2    1,4    6,6   VERIFICA  ║ 
║  4    101    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85    2,5    5,8    3,9    9,1   VERIFICA  ║ 
║  4    102    2    2   2,3    0,0    9,1   11,5    5,7   0,92   0,46    6,3   0,55   0,71    4,4    7,7   10,6   14,6   VERIFICA  ║ 
║  4    103    2    2   2,3    0,0    5,3    7,7    3,8   0,61   0,31    6,3   0,65   0,78   13,2   16,6   27,3   28,2   VERIFICA  ║ 
║  4    104    2    2   2,3    0,0    5,9    8,2    4,1   0,66   0,33    6,3   0,63   0,77   10,8   14,1   22,7   24,4   VERIFICA  ║ 
║  4    105    2    2   2,3    0,0    3,9    6,3    3,1   0,50   0,25    6,3   0,68   0,81   27,0   30,3   52,6   49,6   VERIFICA  ║ 
║  4    106    2    2   2,3    0,0    3,9    6,2    3,1   0,50   0,25    6,3   0,69   0,81   31,1   34,4   60,5   56,4   VERIFICA  ║ 
║  4    107    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   16,8   20,2   34,4   34,1   VERIFICA  ║ 
║  4    108    2    2   2,3    0,0    5,6    7,9    4,0   0,63   0,32    6,3   0,64   0,78   14,9   18,2   31,0   31,2   VERIFICA  ║ 
║  4    109    2    2   2,3    0,0    5,0    7,3    3,7   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79    8,3   11,6   16,8   19,5   VERIFICA  ║ 
║  4    110    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   27,4   30,7   43,3   48,5   VERIFICA  ║ 
║  4    111    2    2   2,3    0,0    4,9    7,2    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   17,3   20,6   35,0   34,6   VERIFICA  ║ 
║  4    112    2    2   2,3    0,0    4,9    7,3    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   17,6   21,0   35,7   35,3   VERIFICA  ║ 
║  4    113    2    2   2,3    0,0    4,7    7,0    3,5   0,56   0,28    6,3   0,66   0,80   22,6   25,9   45,4   43,4   VERIFICA  ║ 
║  4    114    2    2   2,3    0,0    4,9    7,3    3,6   0,58   0,29    6,3   0,66   0,79   16,9   20,2   34,2   34,0   VERIFICA  ║ 
║  4    115    2    2   2,3    0,0    5,1    7,4    3,7   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   17,3   20,6   35,2   34,8   VERIFICA  ║ 
║  4    116    2    2   2,3    0,0    5,3    7,7    3,8   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   16,3   19,6   33,5   33,3   VERIFICA  ║ 
║  4    117    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   17,8   21,1   36,3   35,7   VERIFICA  ║ 
║  4    118    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   10,1   13,4   15,9   21,1   VERIFICA  ║ 
║  4    119    2    2   2,3    0,0    5,4    7,7    3,9   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   16,5   19,8   33,9   33,7   VERIFICA  ║ 
║  4    120    2    2   2,3    0,0    5,3    7,6    3,8   0,61   0,31    6,3   0,65   0,78   17,7   21,0   36,4   35,7   VERIFICA  ║ 
║  4    121    2    2   2,3    0,0    5,2    7,6    3,8   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   18,2   21,5   37,3   36,5   VERIFICA  ║ 
║  4    122    2    2   2,3    0,0    5,4    7,8    3,9   0,62   0,31    6,3   0,65   0,78   16,1   19,4   33,3   33,1   VERIFICA  ║ 
║  4    123    1    1   2,3    0,0  17046,717049,18524,5  1363,9 681,96  6,3   0,10   0,10    0,0    1,6    0,0   21,8   NOVERIF   ║ 
║  4    124    2    1   2,3    0,0   24,8   27,1   25,3   2,17   2,02    6,3   0,10   0,10    2,4    4,3   31,4   57,2   NOVERIF   ║ 
║  4    125    1    2   2,3    0,0  40571,240573,526179,2 3245,8 2094,3  6,3   0,10   0,10    0,0    2,9    0,0   38,6   NOVERIF   ║ 
║  4    126    2    2   2,3    0,0    9,0   11,4    5,7   0,91   0,45    6,3   0,55   0,71    8,6   11,9   20,7   22,4   VERIFICA  ║ 
║  4    127    2    2   2,3    0,0    4,8    7,1    3,6   0,57   0,29    6,3   0,66   0,79   12,0   15,4   24,3   25,8   VERIFICA  ║ 
║  4    128    2    2   2,3    0,0    6,6    9,0    4,5   0,72   0,36    6,3   0,61   0,76   10,8   14,2   23,5   24,9   VERIFICA  ║ 
║  4    129    2    2   2,3    0,0    6,2    8,6    4,3   0,68   0,34    6,3   0,63   0,77   14,0   17,3   29,8   30,1   VERIFICA  ║ 
║  4    130    2    2   2,3    0,0    5,1    7,5    3,7   0,60   0,30    6,3   0,65   0,79   10,6   13,9   21,6   23,5   VERIFICA  ║ 
║  4    131    2    2   2,3    0,0   12,1   14,4    7,2   1,15   0,58    6,3   0,47   0,66    6,3    9,6   17,6   19,3   VERIFICA  ║ 
║  4    132    1    2   2,3    0,0  46057,846060,130960,2 3684,8 2476,8  6,3   0,10   0,10    0,0    3,2    0,0   42,0   NOVERIF   ║ 
║  4    133    1    2   2,3    0,0   27,3   29,6   10,5   2,37   0,84    6,3   0,10   0,57    2,0    7,0   26,1   16,2   NOVERIF   ║ 
║  4    134    1    1   2,3    0,0  18465,118467,59233,7  1477,4 738,70  6,3   0,10   0,10    0,0    1,9    0,0   24,7   NOVERIF   ║ 
║  4    135    1    2   2,3    0,0  27417,827420,218314,9 2193,6 1465,1  6,3   0,10   0,10    0,0    1,7    0,0   22,8   NOVERIF   ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  5      1    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    2,6    0,0    5,6   VERIFICA  ║ 
║  5      2    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    2,6    0,0    5,6   VERIFICA  ║ 
║  5      3    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,6    5,3    5,5   11,1   VERIFICA  ║ 
║  5      4    2    2   2,3    0,0    2,1    4,4    2,3   0,44   0,23    7,8   0,68   0,79    2,3    5,0    5,7   10,5   VERIFICA  ║ 
║  5      5    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  5      6    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  5      7    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,0    4,6    4,2    9,8   VERIFICA  ║ 
║  5      8    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,9    4,5    4,0    9,6   VERIFICA  ║ 
║  5      9    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,5    9,1   13,7   19,3   VERIFICA  ║ 
║  5     10    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,7    5,3    5,7   11,3   VERIFICA  ║ 
║  5     11    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,0   10,7   17,0   22,6   VERIFICA  ║ 
║  5     12    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,8   10,4   16,4   22,0   VERIFICA  ║ 
║  5     13    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,2    9,9   15,3   20,9   VERIFICA  ║ 
║  5     14    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,8   11,5   18,7   24,3   VERIFICA  ║ 
║  5     15    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,3    4,9    4,8   10,4   VERIFICA  ║ 
║  5     16    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,8   10,5   16,6   22,2   VERIFICA  ║ 
║  5     17    2    2   2,3    0,0    4,6    6,9    3,5   0,69   0,35    7,8   0,59   0,73    7,5   10,1   21,1   23,1   VERIFICA  ║ 
║  5     18    2    2   2,3    0,0    5,1    7,5    3,7   0,75   0,37    7,8   0,57   0,72    9,6   12,2   27,8   28,4   VERIFICA  ║ 
║  5     19    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    9,3   11,9   19,6   25,2   VERIFICA  ║ 
║  5     20    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   10,1   12,8   21,4   27,0   VERIFICA  ║ 
║  5     21    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   10,1   12,7   21,3   26,9   VERIFICA  ║ 
║  5     22    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,19   0,19    6,3   0,85   0,85   12,1   15,4   19,1   24,3   VERIFICA  ║ 
║  5     23    2    2   2,3    0,0    5,0    7,3    3,7   0,73   0,37    7,8   0,58   0,72    9,2   11,8   26,4   27,3   VERIFICA  ║ 
║  5     24    2    2   2,3    0,0    5,2    7,6    3,8   0,76   0,38    7,8   0,57   0,72    8,3   10,9   24,2   25,5   VERIFICA  ║ 
║  5     25    2    2   2,3    0,0    4,6    6,9    3,5   0,69   0,35    7,8   0,59   0,73    7,4   10,1   21,0   23,0   VERIFICA  ║ 
║  5     26    2    2   2,3    0,0    5,3    7,7    3,8   0,77   0,38    7,8   0,57   0,71    9,1   11,7   26,6   27,4   VERIFICA  ║ 
║  5     27    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,0   10,6   16,9   22,5   VERIFICA  ║ 
║  5     28    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,7    3,3    1,4    7,0   VERIFICA  ║ 
║  5     29    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,4    6,0    7,1   12,7   VERIFICA  ║ 
║  5     30    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,0    6,6    8,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║  5     31    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,8    3,4    1,7    7,3   VERIFICA  ║ 
║  5     32    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,2    9,8   15,1   20,7   VERIFICA  ║ 
║  5     33    2    2   2,3    0,0    5,2    7,5    3,8   0,75   0,38    7,8   0,57   0,72    9,1   11,7   26,4   27,2   VERIFICA  ║ 
║  5     34    2    2   2,3    0,0    5,1    7,5    3,7   0,75   0,37    7,8   0,57   0,72    8,1   10,7   23,5   24,9   VERIFICA  ║ 
║  5     35    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,3    8,9   13,2   18,8   VERIFICA  ║ 
║  5     36    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,9   11,6   18,9   24,5   VERIFICA  ║ 
║  5     37    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,6    9,2   13,9   19,5   VERIFICA  ║ 
║  5     38    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,2    9,9   15,3   20,8   VERIFICA  ║ 
║  5     39    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,0   10,6   16,9   22,5   VERIFICA  ║ 
║  5     40    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,4   10,0   15,6   21,1   VERIFICA  ║ 
║  5     41    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,7   10,3   16,2   21,8   VERIFICA  ║ 
║  5     42    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,6   11,3   18,2   23,8   VERIFICA  ║ 
║  5     43    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    4,8    4,5   10,1   VERIFICA  ║ 
║  5     44    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,4    4,0    2,9    8,5   VERIFICA  ║ 
║  5     45    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,8    4,4    3,8    9,4   VERIFICA  ║ 
║  5     46    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,1    2,7    0,2    5,8   VERIFICA  ║ 
║  5     47    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,3    3,0    0,6    6,2   VERIFICA  ║ 
║  5     48    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,5    3,1    1,1    6,7   VERIFICA  ║ 
║  5     49    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  5     50    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    2,7    0,0    5,6   VERIFICA  ║ 
║  5     51    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,9    5,6    6,1   11,7   VERIFICA  ║ 
║  5     52    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,9    5,6    6,1   11,7   VERIFICA  ║ 
║  5     53    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   15,6   18,3   33,1   38,6   VERIFICA  ║ 
║  5     54    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   17,2   19,9   36,4   42,0   VERIFICA  ║ 
║  5     55    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,8    4,5    3,9    9,5   VERIFICA  ║ 
║  5     56    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,7    7,3    9,9   15,5   VERIFICA  ║ 
║  5     57    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    2,5    0,0    5,2   VERIFICA  ║ 
║  5     58    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    1,7    0,0    3,5   VERIFICA  ║ 
║  5     59    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,1    7,8   10,8   16,4   VERIFICA  ║ 
║  5     60    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,5   11,2   18,0   23,6   VERIFICA  ║ 
║  5     61    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,2    6,9    9,0   14,6   VERIFICA  ║ 
║  5     62    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,3    5,0    4,9   10,5   VERIFICA  ║ 
║  5     63    2    2   2,3    0,0    8,6   10,9    5,5   1,09   0,55    7,8   0,46   0,64    9,0   11,6   32,4   30,4   VERIFICA  ║ 
║  5     64    2    2   2,3    0,0    8,8   11,1    5,6   1,11   0,56    7,8   0,45   0,64    8,9   11,6   32,8   30,4   VERIFICA  ║ 
║  5     65    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,1    4,8    4,5   10,1   VERIFICA  ║ 
║  5     66    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,8    8,4   12,2   17,8   VERIFICA  ║ 
║  5     67    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,4   10,1   15,7   21,3   VERIFICA  ║ 
║  5     68    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,4   11,0   17,7   23,3   VERIFICA  ║ 
║  5     69    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,9    0,0    2,0   VERIFICA  ║ 
║  5     70    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,5    8,1   11,5   17,1   VERIFICA  ║ 
║  5     71    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,4    9,0   13,5   19,1   VERIFICA  ║ 
║  5     72    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,9    9,5   14,6   20,2   VERIFICA  ║ 
║  5     73    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,7    8,3   12,0   17,6   VERIFICA  ║ 
║  5     74    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,3    8,0   11,3   16,9   VERIFICA  ║ 
║  5     75    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,2    9,8   15,1   20,7   VERIFICA  ║ 
║  5     76    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,3   10,0   15,5   21,1   VERIFICA  ║ 
║  5     77    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,4    9,0   13,5   19,1   VERIFICA  ║ 
║  5     78    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,5    8,2   11,7   17,3   VERIFICA  ║ 
║  5     79    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,4    8,1   11,5   17,1   VERIFICA  ║ 
║  5     80    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,6    3,3    1,4    7,0   VERIFICA  ║ 
║  5     81    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   21,6   24,2   45,6   51,2   VERIFICA  ║ 
║  5     82    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    9,7   12,3   20,4   26,0   VERIFICA  ║ 
║  5     83    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,5   10,2   15,9   21,5   VERIFICA  ║ 
║  5     84    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,4   10,0   15,6   21,2   VERIFICA  ║ 
║  5     85    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  5     86    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,7    5,3    5,7   11,3   VERIFICA  ║ 
║  5     87    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,2    2,9    0,5    6,1   VERIFICA  ║ 
║  5     88    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,1    5,7    6,6   12,2   VERIFICA  ║ 
║  5     89    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,8    4,5    3,9    9,5   VERIFICA  ║ 
║  5     90    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,4    8,0   11,4   17,0   VERIFICA  ║ 
║  5     91    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,5    7,1    9,5   15,1   VERIFICA  ║ 
║  5     92    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,5    6,2    7,4   13,0   VERIFICA  ║ 
║  5     93    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,0    3,6    2,0    7,6   VERIFICA  ║ 
║  5     94    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,6    7,2    9,7   15,3   VERIFICA  ║ 
║  5     95    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,1    3,7    2,3    7,9   VERIFICA  ║ 
║  5     96    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,6    7,2    9,7   15,3   VERIFICA  ║ 
║  5     97    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    0,0    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║  5     98    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,6    5,3    5,5   11,1   VERIFICA  ║ 
║  5     99    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,1    2,7    0,1    5,7   VERIFICA  ║ 
║  5    100    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,1    6,8    8,7   14,3   VERIFICA  ║ 
║  5    101    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,2    5,8    6,7   12,3   VERIFICA  ║ 
║  5    102    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,8   11,5   18,7   24,3   VERIFICA  ║ 
║  5    103    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   10,8   13,4   22,8   28,4   VERIFICA  ║ 
║  5    104    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,3    8,9   13,3   18,9   VERIFICA  ║ 
║  5    105    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,8    8,4   12,2   17,8   VERIFICA  ║ 
║  5    106    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,2    2,8    0,4    6,0   VERIFICA  ║ 
║  5    107    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79   21,8   24,4   46,0   51,6   VERIFICA  ║ 
║  5    108    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,0    8,6   12,7   18,3   VERIFICA  ║ 
║  5    109    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,3    8,9   13,3   18,9   VERIFICA  ║ 
║  5    110    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    8,8   11,5   18,7   24,3   VERIFICA  ║ 
║  5    111    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,8    8,4   12,2   17,8   VERIFICA  ║ 
║  5    112    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,4    9,1   13,6   19,2   VERIFICA  ║ 
║  5    113    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,3    9,0   13,3   18,9   VERIFICA  ║ 
║  5    114    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,9    9,6   14,7   20,3   VERIFICA  ║ 
║  5    115    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,2    7,9   11,0   16,6   VERIFICA  ║ 
║  5    116    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,5    9,1   13,7   19,3   VERIFICA  ║ 
║  5    117    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,2    9,8   15,2   20,8   VERIFICA  ║ 
║  5    118    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    7,3   10,0   15,5   21,1   VERIFICA  ║ 
║  5    119    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    6,3    9,0   13,4   19,0   VERIFICA  ║ 
║  5    120    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    1,1    0,0    2,4   VERIFICA  ║ 
║  5    121    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,5    5,1    5,3   10,9   VERIFICA  ║ 
║  5    122    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    1,7    4,3    3,6    9,2   VERIFICA  ║ 
║  5    123    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    5,0    7,7   10,6   16,2   VERIFICA  ║ 
║  5    124    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,4    5,1    5,1   10,7   VERIFICA  ║ 
║  5    125    2    2   2,3    0,0    5,5    7,8    3,9   0,78   0,39    7,8   0,56   0,71    4,3    6,9   12,7   16,3   VERIFICA  ║ 
║  5    126    2    2   2,3    0,0    4,2    6,6    3,3   0,66   0,33    7,8   0,60   0,74    6,3    8,9   17,3   20,1   VERIFICA  ║ 
║  5    127    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    2,0    4,6    4,2    9,7   VERIFICA  ║ 
║  5    128    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    4,8    7,4   10,1   15,7   VERIFICA  ║ 
║  5    129    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,0    5,6    6,3   11,9   VERIFICA  ║ 
║  5    130    2    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    3,9    6,6    8,3   13,9   VERIFICA  ║ 
║  5    131    1    1   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    1,2    0,0    2,6   VERIFICA  ║ 
║  5    132    1    2   2,3    0,0    0,0    2,3    2,3   0,23   0,23    7,8   0,79   0,79    0,0    2,4    0,0    5,2   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  6      1    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    1,2    2,3    3,6    7,1   VERIFICA  ║ 
║  6      2    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    2,6    3,8    8,2   11,7   VERIFICA  ║ 
║  6      3    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    0,0    0,4    0,0    1,4   VERIFICA  ║ 
║  6      4    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    3,3    4,4   10,1   13,6   VERIFICA  ║ 
║  6      5    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    2,3    3,4    7,2   10,7   VERIFICA  ║ 
║  6      6    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    2,1    3,2    6,4    9,9   VERIFICA  ║ 
║  6      7    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    1,1    2,3    3,6    7,1   VERIFICA  ║ 
║  6      8    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    2,5    3,7    7,9   11,4   VERIFICA  ║ 
║  6      9    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    2,4    3,6    7,5   11,0   VERIFICA  ║ 
║  6     10    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    1,9    3,0    5,8    9,4   VERIFICA  ║ 
║  6     11    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    0,0    0,4    0,0    1,4   VERIFICA  ║ 
║  6     12    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    0,6    1,7    1,7    5,2   VERIFICA  ║ 
║  6     13    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    1,7    2,9    5,4    8,9   VERIFICA  ║ 
║  6     14    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    5,4    6,6   16,9   20,4   VERIFICA  ║ 
║  6     15    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    5,6    6,7   17,3   20,9   VERIFICA  ║ 
║  6     16    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80   18,0   19,1   55,9   59,4   VERIFICA  ║ 
║  6     17    1    1   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    0,1    1,2    0,3    3,8   VERIFICA  ║ 
║  6     18    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    0,4    1,5    1,2    4,7   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                    VERIFICA STATICA A FLESSIONE                                                  ║ 
╠═════╦═════╦════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║Comb║ ecc A║ ecc V║ ecc S║ ecc 1║ ecc 2║  M1  ║  M2  ║Lambda║ FI.1 ║ FI.2 ║ Qtes ║ Qmed ║ σ tes║ σ med║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ tes║ med║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║ (t/m)║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║  6     19    2    2   1,5    0,0    0,0    1,5    1,5   0,22   0,22    7,4   0,80   0,80    3,5    4,6   10,9   14,4   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 1       3   2    0,0    1,5    0,0   0,11   0,00   0,92   1,00   40,4   51,5   VERIFICA  ║ 
║ 1      19   2    0,0    1,5    0,0   0,16   0,00   0,89   1,00    7,8   14,7   VERIFICA  ║ 
║ 1      20   2    0,0    1,5    0,0   0,16   0,00   0,89   1,00   65,2  122,7   VERIFICA  ║ 
║ 1      49   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   26,1   82,6   VERIFICA  ║ 
║ 1      50   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,1   16,2   VERIFICA  ║ 
║ 1      51   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    2,7    8,5   VERIFICA  ║ 
║ 1      52   2    0,0    1,5    0,0   0,13   0,00   0,90   1,00   15,5   24,5   VERIFICA  ║ 
║ 1      53   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    3,0    9,6   VERIFICA  ║ 
║ 1      54   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1      55   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1      56   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,5   17,2   VERIFICA  ║ 
║ 1      57   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    2,6    8,2   VERIFICA  ║ 
║ 1      58   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1      59   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1      60   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1      61   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    3,6   11,4   VERIFICA  ║ 
║ 1      83   2    0,0    1,5    0,0   0,11   0,00   0,92   1,00   56,5   72,2   VERIFICA  ║ 
║ 1      86   2    0,0    1,5    0,0   0,11   0,00   0,92   1,00   30,6   39,1   VERIFICA  ║ 
║ 1     109   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 1     110   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,2   13,4   VERIFICA  ║ 
║ 1     134   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,4   17,1   VERIFICA  ║ 
║ 1     135   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1     136   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,6   14,4   VERIFICA  ║ 
║ 1     137   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,7   14,9   VERIFICA  ║ 
║ 1     138   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    2,8    8,8   VERIFICA  ║ 
║ 1     139   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1     140   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1     141   1    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,4   14,0   VERIFICA  ║ 
║ 1     142   2    0,0    1,5    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    3,8   11,9   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 2       1   1    0,0    5,0    0,0   0,35   0,00   0,80   1,00   22,9   33,7   VERIFICA  ║ 
║ 2       2   1    0,0    5,0    0,0   0,35   0,00   0,80   1,00   22,9   33,7   VERIFICA  ║ 
║ 2       3   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   32,4   46,8   VERIFICA  ║ 
║ 2       4   2    0,0    4,0    0,0   0,28   0,00   0,83   1,00   37,1   52,4   VERIFICA  ║ 
║ 2       5   2    0,0    4,0    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   33,6   47,4   VERIFICA  ║ 
║ 2       6   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   31,1   44,6   VERIFICA  ║ 
║ 2       7   2    0,0    3,7    0,0   0,26   0,00   0,84   1,00   44,4   61,9   VERIFICA  ║ 
║ 2       8   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   27,9   40,6   VERIFICA  ║ 
║ 2       9   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   45,7   65,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      10   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,82   1,00   39,7   56,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      11   2    0,0    4,0    0,0   0,28   0,00   0,84   1,00   55,2   77,8   VERIFICA  ║ 
║ 2      12   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   17,8   22,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      13   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   17,6   22,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      14   2    0,0    4,1    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   59,8   84,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      15   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   53,2   67,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      16   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   21,8   27,5   VERIFICA  ║ 
║ 2      17   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   42,5   61,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      18   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   45,9   66,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      19   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   69,5   87,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      20   2    0,0    1,3    0,0   0,13   0,00   0,90   1,00   58,4  107,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      21   2    0,0    1,3    0,0   0,13   0,00   0,90   1,00   58,0  106,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      22   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,83   1,00   78,8  112,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      23   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,81   1,00   43,9   63,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      24   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   43,0   61,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      25   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   42,2   60,8   VERIFICA  ║ 
║ 2      26   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,81   1,00   43,3   62,5   VERIFICA  ║ 
║ 2      27   2    0,0    3,8    0,0   0,27   0,00   0,84   1,00   71,3   99,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      28   1    0,0  30183,8  0,0   2130,6 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2      29   2    0,0    4,2    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   44,1   62,5   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 2      30   2    0,0    4,1    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   46,6   66,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      31   1    0,0  29954,2  0,0   2114,4 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2      32   2    0,0    3,8    0,0   0,27   0,00   0,84   1,00   67,3   94,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      33   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,81   1,00   43,6   63,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      34   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   42,5   61,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      35   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   21,9   27,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      36   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   74,0   93,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      37   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   44,3   63,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      38   2    0,0    4,9    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   26,9   39,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      39   2    0,0    4,9    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   25,3   37,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      40   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,82   1,00   49,9   71,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      41   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   61,3   77,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      42   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   22,9   28,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      43   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   11,9   15,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      44   2    0,0  58741,0  0,0   4146,4 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2      45   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   18,4   23,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      46   2    0,0    5,0    0,0   0,35   0,00   0,80   1,00   23,2   34,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      47   1    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   24,6   36,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      48   2    0,0    3,0    0,0   0,21   0,00   0,87   1,00   38,9   52,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      49   1    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   45,5   57,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      50   1    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      51   1    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   17,9   22,5   VERIFICA  ║ 
║ 2      52   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00   23,2   69,8   VERIFICA  ║ 
║ 2      53   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,4    7,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      54   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,3    3,8   VERIFICA  ║ 
║ 2      55   2    0,0    1,3    0,0   0,11   0,00   0,92   1,00   12,8   19,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      56   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,4    4,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      57   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      58   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      59   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,6    7,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      60   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,1    3,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      61   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      62   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      63   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      64   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,7    5,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      65   1    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   15,0   18,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      66   1    0,0  57671,7  0,0   4070,9 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2      67   2    0,0    3,2    0,0   0,23   0,00   0,86   1,00   81,6  111,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      68   1    0,0  59632,9  0,0   4209,3 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2      69   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   34,8   50,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      70   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   37,6   54,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      71   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   36,9   53,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      72   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   30,9   45,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      73   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   39,1   56,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      74   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   44,3   63,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      75   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,83   1,00   50,8   72,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      76   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   16,4   20,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      77   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   43,5   62,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      78   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   44,4   63,7   VERIFICA  ║ 
║ 2      79   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   45,8   65,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      80   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,82   1,00   37,3   53,3   VERIFICA  ║ 
║ 2      81   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   42,5   60,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      82   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   45,7   65,5   VERIFICA  ║ 
║ 2      83   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   46,7   66,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      84   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   42,4   61,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      85   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   44,0   63,1   VERIFICA  ║ 
║ 2      86   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   39,9   57,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      87   2    0,0    4,1    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   40,6   57,5   VERIFICA  ║ 
║ 2      88   2    0,0    4,6    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   52,9   76,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      89   2    0,0    4,2    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   68,3   96,9   VERIFICA  ║ 
║ 2      90   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,82   1,00   54,7   78,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      91   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   22,2   28,0   VERIFICA  ║ 
║ 2      92   1    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   18,7   27,4   VERIFICA  ║ 
║ 2      93   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   20,0   25,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      94   2    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,81   1,00   21,4   31,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      95   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   13,7   17,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      96   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   33,9   49,2   VERIFICA  ║ 
║ 2      97   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   35,4   44,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      98   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   32,2   40,6   VERIFICA  ║ 
║ 2      99   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,81   1,00   37,9   54,8   VERIFICA  ║ 
║ 2     100   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   32,3   46,9   VERIFICA  ║ 
║ 2     101   2    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,81   1,00   27,0   39,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     102   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   14,5   18,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     103   2    0,0    4,2    0,0   0,30   0,00   0,83   1,00   36,6   52,1   VERIFICA  ║ 
║ 2     104   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   30,5   44,1   VERIFICA  ║ 
║ 2     105   2    0,0    4,7    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   27,8   40,4   VERIFICA  ║ 
║ 2     106   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   15,0   19,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     107   1    0,0    4,9    0,0   0,35   0,00   0,80   1,00   17,5   25,7   VERIFICA  ║ 
║ 2     108   1    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00    8,4   10,6   VERIFICA  ║ 
║ 2     109   2    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,81   1,00   21,6   31,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     110   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   13,3   16,8   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 2     111   2    0,0    4,9    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   36,1   53,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     112   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   34,9   44,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     113   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00    6,0    7,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     114   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00    6,7    8,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     115   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   13,0   16,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     116   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     117   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,9    5,8   VERIFICA  ║ 
║ 2     118   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   44,3   63,6   VERIFICA  ║ 
║ 2     119   2    0,0    4,3    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   42,0   60,1   VERIFICA  ║ 
║ 2     120   2    0,0    4,1    0,0   0,29   0,00   0,83   1,00   37,9   53,8   VERIFICA  ║ 
║ 2     121   2    0,0    4,6    0,0   0,32   0,00   0,81   1,00   53,7   77,6   VERIFICA  ║ 
║ 2     122   2    0,0    4,3    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   46,6   66,7   VERIFICA  ║ 
║ 2     123   2    0,0    4,5    0,0   0,32   0,00   0,82   1,00   45,9   66,1   VERIFICA  ║ 
║ 2     124   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   41,4   52,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     125   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   33,8   42,6   VERIFICA  ║ 
║ 2     126   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   45,1   64,7   VERIFICA  ║ 
║ 2     127   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   43,9   62,9   VERIFICA  ║ 
║ 2     128   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   46,1   66,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     129   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,82   1,00   37,1   53,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     130   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   43,3   62,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     131   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   45,7   65,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     132   2    0,0    4,4    0,0   0,31   0,00   0,82   1,00   47,0   67,4   VERIFICA  ║ 
║ 2     133   2    0,0    2,9    0,0   0,21   0,00   0,87   1,00   61,5   82,8   VERIFICA  ║ 
║ 2     134   1    0,0    4,6    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   10,4   15,0   VERIFICA  ║ 
║ 2     135   1    0,0  37758,2  0,0   2665,2 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     136   2    0,0  15638,9  0,0   1103,9 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     137   1    0,0  59463,3  0,0   4197,4 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     138   2    0,0    4,0    0,0   0,28   0,00   0,83   1,00   42,9   60,6   VERIFICA  ║ 
║ 2     139   2    0,0    4,8    0,0   0,34   0,00   0,80   1,00   30,1   44,1   VERIFICA  ║ 
║ 2     140   2    0,0    4,6    0,0   0,33   0,00   0,81   1,00   36,2   52,5   VERIFICA  ║ 
║ 2     141   2    0,0    4,3    0,0   0,30   0,00   0,83   1,00   37,3   53,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     142   1    0,0  45230,0  0,0   3192,7 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     143   1    0,0  12755,7  0,0   900,40 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     144   1    0,0  43056,3  0,0   3039,2 0,00   0,10   1,00    0,0    0,0   NOVERIF   ║ 
║ 2     145   2    0,0    1,3    0,0   0,09   0,00   0,93   1,00   26,9   33,9   VERIFICA  ║ 
║ 2     146   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,8    8,3   VERIFICA  ║ 
║ 2     147   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     148   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     149   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     150   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,6    4,7   VERIFICA  ║ 
║ 2     151   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     152   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     153   1    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    2,1    6,2   VERIFICA  ║ 
║ 2     154   2    0,0    1,3    0,0   0,20   0,00   0,83   1,00    1,8    5,3   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3       1   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,5   29,2   VERIFICA  ║ 
║ 3       2   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,5   29,2   VERIFICA  ║ 
║ 3       3   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   25,4   40,0   VERIFICA  ║ 
║ 3       4   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   26,4   41,7   VERIFICA  ║ 
║ 3       5   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   23,7   37,3   VERIFICA  ║ 
║ 3       6   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   23,7   37,3   VERIFICA  ║ 
║ 3       7   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   29,9   47,1   VERIFICA  ║ 
║ 3       8   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   22,1   34,9   VERIFICA  ║ 
║ 3       9   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,0   56,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      10   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   30,2   47,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      11   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   40,4   63,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      12   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   42,5   67,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      13   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   40,2   63,4   VERIFICA  ║ 
║ 3      14   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   45,2   71,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      15   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   27,8   43,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      16   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,8   59,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      17   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,1   53,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      18   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,3   58,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      19   2    0,0    2,3    0,0   0,17   0,00   0,87   1,00   55,8   75,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      20   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   45,9   97,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      21   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   45,5   96,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      22   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   63,3   99,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      23   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,8   56,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      24   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,7   54,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      25   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,9   53,4   VERIFICA  ║ 
║ 3      26   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,4   55,8   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
                                     



 

160 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3      27   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   51,0   80,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      28   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    6,9   11,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      29   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,0   52,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      30   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,9   55,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      31   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    6,9   10,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      32   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   48,2   76,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      33   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,7   56,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      34   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,3   54,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      35   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,9   55,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      36   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   38,3   60,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      37   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,2   55,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      38   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   21,9   34,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      39   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   20,4   32,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      40   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   38,9   61,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      41   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,7   59,4   VERIFICA  ║ 
║ 3      42   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,2   58,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      43   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   23,0   36,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      44   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,7   18,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      45   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   20,9   33,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      46   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,8   29,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      47   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   19,5   30,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      48   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   21,0   33,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      49   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,4   29,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      50   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,9   29,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      51   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   19,5   30,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      52   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,9   58,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      53   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,7   56,4   VERIFICA  ║ 
║ 3      54   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      55   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,1   52,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      56   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    2,5    4,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      57   1    0,0    2,3    0,0   0,17   0,00   0,87   1,00   10,2   13,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      58   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,5   21,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      59   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   49,7   78,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      60   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,5   21,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      61   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   26,8   42,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      62   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   31,3   49,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      63   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   30,7   48,4   VERIFICA  ║ 
║ 3      64   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   24,9   39,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      65   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   30,4   48,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      66   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,4   55,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      67   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   39,5   62,3   VERIFICA  ║ 
║ 3      68   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    1,0    1,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      69   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,3   54,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      70   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,9   55,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      71   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,1   57,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      72   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   28,4   44,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      73   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,4   52,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      74   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,2   57,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      75   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,9   58,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      76   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,7   53,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      77   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,7   54,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      78   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   31,1   49,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      79   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   29,7   46,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      80   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   44,8   70,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      81   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   53,1   83,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      82   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   42,9   67,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      83   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   39,0   61,5   VERIFICA  ║ 
║ 3      84   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,8   21,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      85   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   14,7   23,2   VERIFICA  ║ 
║ 3      86   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   16,2   25,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      87   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   17,0   26,8   VERIFICA  ║ 
║ 3      88   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   27,6   43,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      89   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   21,0   33,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      90   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,3   54,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      91   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   30,5   48,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      92   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   26,0   41,0   VERIFICA  ║ 
║ 3      93   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   21,6   34,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      94   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,3   58,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      95   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   27,1   42,7   VERIFICA  ║ 
║ 3      96   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   23,8   37,6   VERIFICA  ║ 
║ 3      97   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   22,1   34,9   VERIFICA  ║ 
║ 3      98   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,8   58,1   VERIFICA  ║ 
║ 3      99   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,0   20,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     100   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   15,4   24,3   VERIFICA  ║ 
║ 3     101   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   16,4   25,9   VERIFICA  ║ 
║ 3     102   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   16,5   26,0   VERIFICA  ║ 
║ 3     103   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   31,0   48,9   VERIFICA  ║ 
║ 3     104   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   26,5   41,8   VERIFICA  ║ 
║ 3     105   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   54,8   86,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     106   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   60,5   95,4   VERIFICA  ║ 
║ 3     107   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,2   55,4   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3     108   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   32,6   51,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     109   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   27,8   43,8   VERIFICA  ║ 
║ 3     110   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   45,0   71,0   VERIFICA  ║ 
║ 3     111   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,6   57,7   VERIFICA  ║ 
║ 3     112   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,1   58,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     113   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   44,4   70,1   VERIFICA  ║ 
║ 3     114   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,7   56,3   VERIFICA  ║ 
║ 3     115   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   35,8   56,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     116   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,4   54,3   VERIFICA  ║ 
║ 3     117   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,4   57,3   VERIFICA  ║ 
║ 3     118   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   28,1   44,4   VERIFICA  ║ 
║ 3     119   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,4   54,2   VERIFICA  ║ 
║ 3     120   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   36,1   57,0   VERIFICA  ║ 
║ 3     121   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   37,2   58,7   VERIFICA  ║ 
║ 3     122   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   33,6   53,0   VERIFICA  ║ 
║ 3     123   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    5,5    8,7   VERIFICA  ║ 
║ 3     124   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    8,6   13,6   VERIFICA  ║ 
║ 3     125   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    3,1    4,9   VERIFICA  ║ 
║ 3     126   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,8   21,8   VERIFICA  ║ 
║ 3     127   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   31,1   49,0   VERIFICA  ║ 
║ 3     128   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   24,9   39,3   VERIFICA  ║ 
║ 3     129   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   29,5   46,5   VERIFICA  ║ 
║ 3     130   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   28,0   44,2   VERIFICA  ║ 
║ 3     131   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   10,6   16,7   VERIFICA  ║ 
║ 3     132   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    3,1    4,9   VERIFICA  ║ 
║ 3     133   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    9,9   15,6   VERIFICA  ║ 
║ 3     134   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    5,8    9,2   VERIFICA  ║ 
║ 3     135   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 4       1   1    0,0    7,5    0,0   0,60   0,00   0,68   1,00   11,9   23,2   VERIFICA  ║ 
║ 4       2   1    0,0    7,5    0,0   0,60   0,00   0,68   1,00   11,9   23,2   VERIFICA  ║ 
║ 4       3   2    0,0    6,0    0,0   0,48   0,00   0,70   1,00   16,5   31,7   VERIFICA  ║ 
║ 4       4   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   14,1   22,2   VERIFICA  ║ 
║ 4       5   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,1   17,5   VERIFICA  ║ 
║ 4       6   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,1   17,6   VERIFICA  ║ 
║ 4       7   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   14,8   23,4   VERIFICA  ║ 
║ 4       8   2    0,0    6,8    0,0   0,55   0,00   0,68   1,00   14,5   28,3   VERIFICA  ║ 
║ 4       9   2    0,0    5,1    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   23,9   43,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      10   2    0,0    4,9    0,0   0,40   0,00   0,74   1,00   18,7   33,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      11   2    0,0    5,0    0,0   0,40   0,00   0,73   1,00   26,5   48,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      12   2    0,0    4,7    0,0   0,38   0,00   0,75   1,00   27,2   48,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      13   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   25,9   46,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      14   2    0,0    4,7    0,0   0,38   0,00   0,75   1,00   29,0   51,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      15   2    0,0    5,3    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   17,2   31,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      16   2    0,0    5,2    0,0   0,42   0,00   0,73   1,00   25,4   46,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      17   2    0,0    5,7    0,0   0,46   0,00   0,71   1,00   23,4   44,2   VERIFICA  ║ 
║ 4      18   2    0,0    5,7    0,0   0,46   0,00   0,71   1,00   26,2   49,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      19   2    0,0    5,7    0,0   0,40   0,00   0,75   1,00   39,2   61,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      20   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   30,7   65,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      21   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   30,5   64,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      22   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   45,7   72,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      23   2    0,0    5,8    0,0   0,46   0,00   0,70   1,00   25,4   48,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      24   2    0,0    5,8    0,0   0,47   0,00   0,70   1,00   24,1   45,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      25   2    0,0    5,7    0,0   0,46   0,00   0,71   1,00   23,3   44,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      26   2    0,0    5,8    0,0   0,47   0,00   0,70   1,00   25,0   47,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      27   2    0,0    4,1    0,0   0,33   0,00   0,77   1,00   31,1   53,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      28   2    0,0   36,0    0,0   2,88   0,00   0,10   1,00    7,9  104,7   NOVERIF   ║ 
║ 4      29   2    0,0    4,7    0,0   0,38   0,00   0,75   1,00   20,4   36,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      30   2    0,0    4,6    0,0   0,37   0,00   0,75   1,00   21,6   38,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      31   2    0,0   35,1    0,0   2,81   0,00   0,10   1,00    7,9  105,5   NOVERIF   ║ 
║ 4      32   2    0,0    4,1    0,0   0,33   0,00   0,77   1,00   29,3   50,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      33   2    0,0    5,8    0,0   0,46   0,00   0,70   1,00   25,2   47,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      34   2    0,0    5,8    0,0   0,47   0,00   0,70   1,00   23,8   45,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      35   2    0,0    5,2    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   23,3   42,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      36   2    0,0    5,5    0,0   0,44   0,00   0,72   1,00   26,1   48,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      37   2    0,0    5,3    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   23,3   43,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      38   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   14,8   23,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      39   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   13,4   21,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      40   2    0,0    5,1    0,0   0,40   0,00   0,73   1,00   25,4   46,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      41   2    0,0    5,2    0,0   0,42   0,00   0,73   1,00   25,2   46,2   VERIFICA  ║ 
║ 4      42   2    0,0    5,5    0,0   0,44   0,00   0,72   1,00   25,7   47,8   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 4      43   2    0,0    6,5    0,0   0,52   0,00   0,68   1,00   15,2   29,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      44   1    0,0   49,4    0,0   3,95   0,00   0,10   1,00    7,4   99,0   NOVERIF   ║ 
║ 4      45   2    0,0    7,1    0,0   0,57   0,00   0,68   1,00   14,1   27,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      46   2    0,0    7,4    0,0   0,59   0,00   0,68   1,00   12,1   23,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      47   1    0,0    7,2    0,0   0,57   0,00   0,68   1,00   12,5   24,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      48   1    0,0    6,6    0,0   0,52   0,00   0,68   1,00   13,2   25,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      49   2    0,0    7,6    0,0   0,60   0,00   0,68   1,00   11,9   23,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      50   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,5   18,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      51   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,7   18,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      52   2    0,0    7,5    0,0   0,60   0,00   0,68   1,00   27,5   53,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      53   2    0,0    7,5    0,0   0,60   0,00   0,68   1,00   29,1   56,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      54   2    0,0  53552,7  0,0   4284,2 0,00   0,10   1,00    5,6   74,9   NOVERIF   ║ 
║ 4      55   2    0,0    5,1    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   21,3   38,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      56   2    0,0  37231,6  0,0   2978,5 0,00   0,10   1,00    4,8   64,2   NOVERIF   ║ 
║ 4      57   1    0,0  40616,3  0,0   2867,0 0,00   0,10   1,00    5,9   69,7   NOVERIF   ║ 
║ 4      58   2    0,0   10,3    0,0   0,83   0,00   0,58   1,00   14,2   32,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      59   2    0,0    4,7    0,0   0,37   0,00   0,75   1,00   28,8   51,2   VERIFICA  ║ 
║ 4      60   1    0,0   11,0    0,0   0,88   0,00   0,56   1,00   12,0   28,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      61   2    0,0    5,5    0,0   0,44   0,00   0,72   1,00   17,1   31,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      62   2    0,0    6,6    0,0   0,53   0,00   0,68   1,00   22,7   44,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      63   2    0,0    6,8    0,0   0,54   0,00   0,68   1,00   22,4   43,6   VERIFICA  ║ 
║ 4      64   2    0,0    5,8    0,0   0,46   0,00   0,70   1,00   16,3   30,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      65   2    0,0    6,0    0,0   0,48   0,00   0,70   1,00   20,5   39,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      66   2    0,0    5,5    0,0   0,44   0,00   0,72   1,00   24,1   44,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      67   2    0,0    5,4    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   25,6   47,5   VERIFICA  ║ 
║ 4      68   1    0,0  13957,6  0,0   1116,6 0,00   0,10   1,00    1,1   15,2   NOVERIF   ║ 
║ 4      69   2    0,0    5,1    0,0   0,40   0,00   0,73   1,00   22,6   41,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      70   2    0,0    5,3    0,0   0,42   0,00   0,72   1,00   23,2   42,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      71   2    0,0    5,2    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   24,2   44,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      72   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   16,9   26,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      73   2    0,0    5,2    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   22,0   40,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      74   2    0,0    5,3    0,0   0,42   0,00   0,72   1,00   24,3   44,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      75   2    0,0    5,2    0,0   0,42   0,00   0,73   1,00   24,7   45,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      76   2    0,0    5,4    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   22,8   42,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      77   2    0,0    5,0    0,0   0,40   0,00   0,74   1,00   22,9   41,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      78   2    0,0    5,8    0,0   0,46   0,00   0,70   1,00   20,6   39,0   VERIFICA  ║ 
║ 4      79   2    0,0    4,7    0,0   0,38   0,00   0,75   1,00   16,1   28,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      80   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,3   54,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      81   2    0,0    4,2    0,0   0,34   0,00   0,77   1,00   33,3   57,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      82   2    0,0    4,6    0,0   0,36   0,00   0,75   1,00   27,7   48,9   VERIFICA  ║ 
║ 4      83   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   25,9   46,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      84   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    6,9   10,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      85   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    7,3   11,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      86   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    8,9   14,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      87   2    0,0    8,2    0,0   0,66   0,00   0,68   1,00   11,7   22,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      88   2    0,0    5,7    0,0   0,46   0,00   0,71   1,00   17,7   33,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      89   2    0,0    7,0    0,0   0,56   0,00   0,68   1,00   14,2   27,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      90   2    0,0    5,0    0,0   0,40   0,00   0,74   1,00   22,6   40,9   VERIFICA  ║ 
║ 4      91   2    0,0    5,5    0,0   0,44   0,00   0,71   1,00   19,9   37,1   VERIFICA  ║ 
║ 4      92   2    0,0    6,1    0,0   0,49   0,00   0,69   1,00   17,5   33,7   VERIFICA  ║ 
║ 4      93   2    0,0    6,4    0,0   0,51   0,00   0,68   1,00   14,0   27,2   VERIFICA  ║ 
║ 4      94   2    0,0    4,8    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   21,9   39,3   VERIFICA  ║ 
║ 4      95   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   12,0   18,9   VERIFICA  ║ 
║ 4      96   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   11,0   17,4   VERIFICA  ║ 
║ 4      97   2    0,0    6,2    0,0   0,50   0,00   0,69   1,00   14,3   27,8   VERIFICA  ║ 
║ 4      98   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   21,8   39,2   VERIFICA  ║ 
║ 4      99   1    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    6,6   10,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     100   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    7,5   11,8   VERIFICA  ║ 
║ 4     101   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00    9,1   14,3   VERIFICA  ║ 
║ 4     102   2    0,0    9,1    0,0   0,73   0,00   0,68   1,00   11,0   21,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     103   2    0,0    5,3    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   19,9   36,7   VERIFICA  ║ 
║ 4     104   2    0,0    5,9    0,0   0,47   0,00   0,70   1,00   17,4   33,2   VERIFICA  ║ 
║ 4     105   2    0,0    3,9    0,0   0,31   0,00   0,78   1,00   33,6   57,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     106   2    0,0    3,9    0,0   0,31   0,00   0,78   1,00   37,7   64,3   VERIFICA  ║ 
║ 4     107   2    0,0    5,2    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   23,5   42,9   VERIFICA  ║ 
║ 4     108   2    0,0    5,6    0,0   0,44   0,00   0,71   1,00   21,5   40,3   VERIFICA  ║ 
║ 4     109   2    0,0    5,0    0,0   0,40   0,00   0,74   1,00   14,9   26,9   VERIFICA  ║ 
║ 4     110   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   34,1   53,7   VERIFICA  ║ 
║ 4     111   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   23,9   43,0   VERIFICA  ║ 
║ 4     112   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   24,3   43,7   VERIFICA  ║ 
║ 4     113   2    0,0    4,7    0,0   0,37   0,00   0,75   1,00   29,2   52,0   VERIFICA  ║ 
║ 4     114   2    0,0    4,9    0,0   0,39   0,00   0,74   1,00   23,5   42,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     115   2    0,0    5,1    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   23,9   43,5   VERIFICA  ║ 
║ 4     116   2    0,0    5,3    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   22,9   42,3   VERIFICA  ║ 
║ 4     117   2    0,0    5,2    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   24,4   44,6   VERIFICA  ║ 
║ 4     118   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   16,7   26,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     119   2    0,0    5,4    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   23,1   42,7   VERIFICA  ║ 
║ 4     120   2    0,0    5,3    0,0   0,42   0,00   0,72   1,00   24,3   44,8   VERIFICA  ║ 
║ 4     121   2    0,0    5,2    0,0   0,42   0,00   0,73   1,00   24,8   45,5   VERIFICA  ║ 
║ 4     122   2    0,0    5,4    0,0   0,43   0,00   0,72   1,00   22,7   42,2   VERIFICA  ║ 
║ 4     123   1    0,0  17046,7  0,0   1363,7 0,00   0,10   1,00    3,3   43,6   NOVERIF   ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 4     124   1    0,0   48,2    0,0   3,85   0,00   0,10   1,00    7,6  101,3   NOVERIF   ║ 
║ 4     125   2    0,0  52356,1  0,0   4188,4 0,00   0,10   1,00    5,8   77,2   NOVERIF   ║ 
║ 4     126   2    0,0    9,0    0,0   0,72   0,00   0,68   1,00   15,2   29,6   VERIFICA  ║ 
║ 4     127   2    0,0    4,8    0,0   0,38   0,00   0,74   1,00   18,7   33,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     128   2    0,0    6,6    0,0   0,53   0,00   0,68   1,00   17,5   34,0   VERIFICA  ║ 
║ 4     129   2    0,0    6,2    0,0   0,50   0,00   0,69   1,00   20,6   40,0   VERIFICA  ║ 
║ 4     130   2    0,0    5,1    0,0   0,41   0,00   0,73   1,00   17,2   31,4   VERIFICA  ║ 
║ 4     131   2    0,0   12,1    0,0   0,96   0,00   0,54   1,00   12,9   32,0   VERIFICA  ║ 
║ 4     132   2    0,0  61918,0  0,0   4953,4 0,00   0,10   1,00    6,3   84,0   NOVERIF   ║ 
║ 4     133   1    0,0   27,3    0,0   2,18   0,00   0,10   1,00    8,6  114,3   NOVERIF   ║ 
║ 4     134   1    0,0  18465,1  0,0   1477,2 0,00   0,10   1,00    3,7   49,5   NOVERIF   ║ 
║ 4     135   2    0,0  36627,5  0,0   2930,2 0,00   0,10   1,00    3,4   45,6   NOVERIF   ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 5       1   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,3   11,2   VERIFICA  ║ 
║ 5       2   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,3   11,2   VERIFICA  ║ 
║ 5       3   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,9   16,7   VERIFICA  ║ 
║ 5       4   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,6   16,1   VERIFICA  ║ 
║ 5       5   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 5       6   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 5       7   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,3   15,4   VERIFICA  ║ 
║ 5       8   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,2   15,2   VERIFICA  ║ 
║ 5       9   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,8   24,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      10   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,0   16,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      11   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,3   28,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      12   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,0   27,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      13   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,5   26,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      14   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   14,1   29,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      15   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,6   16,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      16   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,1   27,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      17   2    0,0    4,6    0,0   0,46   0,00   0,68   1,00   12,8   31,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      18   2    0,0    5,1    0,0   0,51   0,00   0,65   1,00   14,9   38,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      19   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   14,6   30,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      20   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   15,4   32,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      21   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   15,4   32,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      22   2    0,0    2,3    0,0   0,19   0,00   0,85   1,00   18,7   29,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      23   2    0,0    5,0    0,0   0,50   0,00   0,65   1,00   14,4   36,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      24   2    0,0    5,2    0,0   0,52   0,00   0,65   1,00   13,6   34,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      25   2    0,0    4,6    0,0   0,46   0,00   0,67   1,00   12,7   31,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      26   2    0,0    5,3    0,0   0,53   0,00   0,65   1,00   14,4   36,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      27   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,3   28,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      28   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,9   12,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      29   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,7   18,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      30   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,3   19,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      31   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    6,1   12,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      32   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,5   26,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      33   2    0,0    5,2    0,0   0,52   0,00   0,65   1,00   14,4   36,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      34   2    0,0    5,1    0,0   0,51   0,00   0,65   1,00   13,4   34,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      35   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,5   24,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      36   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   14,2   30,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      37   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,9   25,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      38   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,5   26,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      39   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,3   28,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      40   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,6   26,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      41   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,0   27,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      42   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,9   29,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      43   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,4   15,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      44   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    6,7   14,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      45   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,1   15,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      46   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,4   11,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      47   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,6   11,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      48   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,8   12,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      49   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      50   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,3   11,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      51   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,2   17,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      52   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,2   17,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      53   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   20,9   44,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      54   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   22,5   47,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      55   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,1   15,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      56   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,0   21,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      57   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,0   10,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      58   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    3,3    7,0   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 5      59   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,4   22,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      60   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,8   29,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      61   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,5   20,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      62   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,6   16,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      63   2    0,0    8,6    0,0   0,86   0,00   0,54   1,00   14,3   44,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      64   2    0,0    8,8    0,0   0,88   0,00   0,53   1,00   14,2   44,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      65   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,4   15,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      66   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,1   23,4   VERIFICA  ║ 
║ 5      67   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,7   26,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      68   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   13,7   28,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      69   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    1,9    3,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      70   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,7   22,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      71   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,7   24,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      72   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,2   25,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      73   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,0   23,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      74   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,6   22,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      75   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,4   26,3   VERIFICA  ║ 
║ 5      76   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,6   26,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      77   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,7   24,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      78   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,8   22,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      79   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,7   22,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      80   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,9   12,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      81   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   26,9   56,8   VERIFICA  ║ 
║ 5      82   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   15,0   31,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      83   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,8   27,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      84   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,6   26,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      85   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      86   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,0   16,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      87   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,5   11,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      88   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,4   17,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      89   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,1   15,1   VERIFICA  ║ 
║ 5      90   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,7   22,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      91   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,8   20,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      92   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,8   18,6   VERIFICA  ║ 
║ 5      93   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    6,2   13,2   VERIFICA  ║ 
║ 5      94   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,9   20,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      95   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    6,4   13,5   VERIFICA  ║ 
║ 5      96   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,9   20,9   VERIFICA  ║ 
║ 5      97   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    0,0    0,0   VERIFICA  ║ 
║ 5      98   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,9   16,7   VERIFICA  ║ 
║ 5      99   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,4   11,3   VERIFICA  ║ 
║ 5     100   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,4   19,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     101   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,5   17,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     102   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   14,1   29,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     103   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   16,1   34,0   VERIFICA  ║ 
║ 5     104   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,6   24,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     105   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,1   23,4   VERIFICA  ║ 
║ 5     106   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    5,5   11,6   VERIFICA  ║ 
║ 5     107   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   27,0   57,2   VERIFICA  ║ 
║ 5     108   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,3   23,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     109   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,6   24,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     110   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   14,1   29,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     111   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,1   23,4   VERIFICA  ║ 
║ 5     112   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,7   24,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     113   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,6   24,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     114   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,2   25,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     115   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,5   22,2   VERIFICA  ║ 
║ 5     116   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,8   24,9   VERIFICA  ║ 
║ 5     117   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,5   26,4   VERIFICA  ║ 
║ 5     118   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   12,6   26,7   VERIFICA  ║ 
║ 5     119   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   11,6   24,6   VERIFICA  ║ 
║ 5     120   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    2,3    4,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     121   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,8   16,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     122   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,0   14,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     123   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,3   21,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     124   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,7   16,3   VERIFICA  ║ 
║ 5     125   2    0,0    5,5    0,0   0,55   0,00   0,65   1,00    9,6   24,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     126   2    0,0    4,2    0,0   0,42   0,00   0,69   1,00   11,6   27,8   VERIFICA  ║ 
║ 5     127   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    7,3   15,3   VERIFICA  ║ 
║ 5     128   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00   10,1   21,3   VERIFICA  ║ 
║ 5     129   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    8,3   17,5   VERIFICA  ║ 
║ 5     130   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    9,2   19,4   VERIFICA  ║ 
║ 5     131   1    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    2,5    5,2   VERIFICA  ║ 
║ 5     132   2    0,0    2,3    0,0   0,23   0,00   0,79   1,00    4,9   10,3   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
VERIFICA STATICA A PRESSO-FLESSIONE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╠═════╦═════╦════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Comb║ecc sp║ ecc 3║ ecc B║  M3  ║  MB  ║ FI.3 ║ FI.B ║Q pie ║ σ pie║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║ pie║ (cm) ║ (cm) ║ (cm) ║      ║      ║      ║      ║ (t/m)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 6       1   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    3,4   10,6   VERIFICA  ║ 
║ 6       2   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,9   15,3   VERIFICA  ║ 
║ 6       3   1    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    0,9    2,8   VERIFICA  ║ 
║ 6       4   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    5,5   17,2   VERIFICA  ║ 
║ 6       5   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,6   14,2   VERIFICA  ║ 
║ 6       6   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,3   13,4   VERIFICA  ║ 
║ 6       7   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    3,4   10,6   VERIFICA  ║ 
║ 6       8   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,8   15,0   VERIFICA  ║ 
║ 6       9   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,7   14,6   VERIFICA  ║ 
║ 6      10   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,1   12,9   VERIFICA  ║ 
║ 6      11   1    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    0,9    2,8   VERIFICA  ║ 
║ 6      12   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    2,8    8,8   VERIFICA  ║ 
║ 6      13   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    4,0   12,4   VERIFICA  ║ 
║ 6      14   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    7,7   23,9   VERIFICA  ║ 
║ 6      15   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    7,8   24,4   VERIFICA  ║ 
║ 6      16   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00   20,3   62,9   VERIFICA  ║ 
║ 6      17   1    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    2,4    7,3   VERIFICA  ║ 
║ 6      18   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    2,6    8,2   VERIFICA  ║ 
║ 6      19   2    0,0    1,5    0,0   0,22   0,00   0,80   1,00    5,8   17,9   VERIFICA  ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2     1   1     26,92   0,00   24,66  117,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     2   1     26,92   0,00   24,66  117,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     3   1     32,75   0,00   21,14  107,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     4   1     36,88   0,00    4,30   28,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     5   1     33,62   0,00    2,46   19,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     6   1     31,87   0,00    2,42   18,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     7   1     44,49   0,00    3,08   24,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     8   1     28,23   0,00   23,17  111,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     9   1     43,90   0,00   20,78  118,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    10   1     38,87   0,00   15,97   88,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    11   1     53,42   0,00    3,41   28,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    12   1     17,06   0,00    8,59   38,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    13   1     16,94   0,00    8,59   38,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    14   1     58,32   0,00    3,41   29,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    15   1     53,16   0,00    4,07   31,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    16   1     20,85   0,00   31,64  137,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    17   1     42,03   0,00   19,73  110,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    18   1     46,56   0,00    7,00   45,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    19   1     64,98   0,00    2,10   23,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    20   1     75,30   0,00    2,87   26,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    21   1     74,78   0,00    3,10   27,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    22   1     74,75   0,00    1,34   19,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    23   1     44,41   0,00    7,00   44,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    24   1     42,52   0,00   21,23  119,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    25   1     41,77   0,00   19,73  110,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    26   1     43,28   0,00    7,00   44,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    27   1     69,25   0,00    4,40   37,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    28   1      0,00   0,00    5,38   17,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    29   1     45,65   0,00    9,53   58,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    30   1     47,53   0,00    9,53   59,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    31   1      0,00   0,00    5,38   17,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    32   1     65,74   0,00    4,89   39,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    33   1     43,81   0,00    7,00   44,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    34   1     42,14   0,00   21,23  119,16    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
                                     



 

166 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    35   1     20,94   0,00   29,71  129,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    36   1     71,45   0,00    3,08   30,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    37   1     43,71   0,00    3,41   26,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    38   1     29,00   0,00    2,75   19,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    39   1     27,26   0,00    3,41   22,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    40   1     48,61   0,00    3,08   25,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    41   1     58,43   0,00    4,40   35,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    42   1     22,03   0,00   30,75  135,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    43   1     11,91   0,00   29,71  110,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    44   1      0,00   0,00    2,10    9,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    45   1     17,86   0,00   30,75  127,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    46   1     27,18   0,00   26,15  124,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    47   1     28,97   0,00    2,10   16,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    48   1     44,37   0,00    3,08   24,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    49   1     53,51   0,00    4,73   35,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    50   1      0,00   0,00    0,93    6,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    51   1     21,02   0,00    7,16   34,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    52   1     58,08   0,00    0,38    6,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    53   1      6,00   0,00    2,07    8,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    54   1      3,16   0,00    2,99   10,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    55   1     16,55   0,00    0,88    8,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    56   1      3,51   0,00    7,23   22,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    57   1      5,13   0,00    3,14   11,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    58   1      5,13   0,00    4,19   14,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    59   1      6,37   0,00    7,09   23,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    60   1      2,53   0,00    1,14    5,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    61   1      5,13   0,00    1,60    6,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    62   1      5,13   0,00   10,90   34,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    63   1      5,13   0,00    1,91    7,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    64   1      4,04   0,00    1,53    6,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    65   1     17,65   0,00    3,08   18,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    66   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    67   1     82,48   0,00    0,17    8,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    68   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    69   1     37,20   0,00    6,03   37,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    70   1     40,78   0,00    6,03   38,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    71   1     39,73   0,00    6,03   38,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    72   1     33,68   0,00    6,03   35,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    73   1     40,13   0,00    0,17    6,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    74   1     44,88   0,00    0,17    6,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    75   1     51,53   0,00    0,17    7,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    76   1     19,19   0,00    4,07   22,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    77   1     41,98   0,00    3,57   26,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    78   1     42,96   0,00    6,36   40,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    79   1     43,81   0,00    6,36   41,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    80   1     36,21   0,00    3,74   26,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    81   1     41,32   0,00    3,41   25,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    82   1     43,57   0,00    6,36   41,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    83   1     45,37   0,00    6,36   41,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    84   1     40,04   0,00    3,90   27,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    85   1     42,56   0,00    3,74   27,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    86   1     38,21   0,00    6,36   39,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    87   1     38,04   0,00    6,36   38,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    88   1     53,30   0,00    3,57   29,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    89   1     64,22   0,00    4,73   38,43    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    90   1     51,20   0,00    7,96   52,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    91   1     21,25   0,00   17,33   77,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    92   1     22,01   0,00    3,41   20,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    93   1     23,08   0,00    6,36   32,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    94   1     24,24   0,00   17,48   81,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    95   1     15,37   0,00   17,48   70,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    96   1     38,21   0,00    6,36   39,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    97   1     38,14   0,00    5,71   35,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    98   1     34,18   0,00    7,32   41,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    99   1     39,52   0,00    6,68   41,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   100   1     33,26   0,00    5,38   32,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   101   1     30,36   0,00   15,67   78,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   102   1     14,75   0,00   21,38   84,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   103   1     38,91   0,00    2,13   19,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   104   1     32,84   0,00    1,71   15,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   105   1     30,97   0,00   15,67   79,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   106   1     15,33   0,00   21,38   85,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   107   1     20,58   0,00    3,24   19,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   108   1      9,86   0,00    6,36   25,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   109   1     24,32   0,00   17,63   81,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   110   1     15,01   0,00   17,48   70,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   111   1     40,26   0,00    6,36   39,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   112   1     37,70   0,00    5,38   34,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   113   1      6,38   0,00   35,93  117,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   114   1      7,51   0,00    3,74   16,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   115   1     13,86   0,00    0,17    4,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   116   1     -3,84   0,00    0,18    1,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   117   1      4,85   0,00   16,84   52,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   118   1     42,46   0,00    3,41   26,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   119   1     40,23   0,00    6,36   39,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   120   1     35,29   0,00    6,36   37,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   121   1     54,13   0,00    3,90   31,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   122   1     44,53   0,00    4,73   33,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   123   1     43,14   0,00    7,96   49,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   124   1     38,47   0,00    7,96   46,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   125   1     32,76   0,00    4,23   27,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   126   1     43,23   0,00    3,41   26,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   127   1     42,39   0,00    6,36   40,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   128   1     44,08   0,00    6,36   41,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   129   1     36,07   0,00    3,90   26,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   130   1     41,72   0,00    3,41   25,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   131   1     43,45   0,00    6,36   41,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   132   1     45,79   0,00    6,36   41,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   133   1     62,32   0,00    3,90   33,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   134   1     12,19   0,00    2,91   15,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   135   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   136   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   137   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   138   1     45,84   0,00    6,20   41,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   139   1     33,15   0,00    7,00   40,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   140   1     39,30   0,00    5,06   33,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   141   1     40,34   0,00    7,00   43,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   142   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   143   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   144   1      0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2   145   1     29,68   0,00    3,74   24,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   146   1      6,53   0,00    4,56   15,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   147   1      5,13   0,00    2,53    9,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   148   1      5,13   0,00    3,29   11,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   149   1      5,13   0,00    1,29    6,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   150   1      3,83   0,00    4,26   13,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   151   1      5,13   0,00    8,30   26,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   152   1      5,13   0,00    1,68    7,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   153   1      5,13   0,00    4,85   16,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   154   1      4,27   0,00    2,15    8,23    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3     1   1     24,70   0,00   11,93   97,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     2   1     24,70   0,00   11,93   97,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     3   1     29,32   0,00   10,13   89,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     4   1     30,54   0,00    1,46   23,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     5   1     27,65   0,00    0,69   15,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     6   1     27,68   0,00    0,68   15,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     7   1     34,85   0,00    0,93   19,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     8   1     25,63   0,00   11,17   93,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     9   1     39,62   0,00    9,94   98,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    10   1     34,22   0,00    7,46   72,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    11   1     45,08   0,00    1,06   23,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    12   1     47,42   0,00    1,50   28,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    13   1     44,94   0,00    1,81   30,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    14   1     50,75   0,00    1,06   24,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    15   1     31,78   0,00    8,63   80,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    16   1     41,59   0,00    9,48   96,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    17   1     38,66   0,00    9,40   93,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    18   1     43,21   0,00    2,78   38,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    19   1     53,02   0,00    0,64   21,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    20   1     59,79   0,00    1,08   23,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    21   1     59,23   0,00    1,20   24,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    22   1     69,07   0,00    0,32   16,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    23   1     41,45   0,00    2,78   37,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    24   1     39,31   0,00   10,17  100,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    25   1     38,42   0,00    9,40   92,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    26   1     40,47   0,00    2,78   37,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    27   1     56,39   0,00    1,50   30,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    28   1      8,05   0,00    1,97   18,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    29   1     38,98   0,00    4,09   47,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    30   1     40,58   0,00    4,09   48,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    31   1      7,99   0,00    1,97   18,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    32   1     53,64   0,00    1,73   31,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    33   1     40,94   0,00    2,78   37,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    34   1     38,95   0,00   10,17  100,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    35   1     38,30   0,00    9,64   94,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    36   1     42,52   0,00    7,85   82,56    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3    37   1     39,35   0,00    1,06   21,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    38   1     26,55   0,00    0,80   16,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    39   1     24,69   0,00    1,06   18,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    40   1     42,97   0,00    0,93   21,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    41   1     41,42   0,00    7,93   82,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    42   1     41,24   0,00   10,10  101,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    43   1     26,46   0,00    9,64   82,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    44   1     12,98   0,00    0,56   11,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    45   1     24,09   0,00   10,02   82,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    46   1     24,98   0,00   12,68  103,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    47   1     26,01   0,00    0,56   14,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    48   1     28,03   0,00    0,93   18,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    49   1     24,53   0,00   12,53  102,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    50   1     21,96   0,00    6,83   57,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    51   1     22,68   0,00    6,83   58,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    52   1     45,74   0,00    0,36   14,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    53   1     43,57   0,00    0,36   14,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    54   1      0,00   0,00    0,68    8,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    55   1     37,16   0,00    1,21   22,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    56   1      3,35   0,00    0,46    7,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    57   1     11,97   0,00    1,05   15,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    58   1     15,38   0,00    0,03    3,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    59   1     56,73   0,00    0,03    6,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    60   1     15,90   0,00    0,03    3,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    61   1     32,69   0,00    2,29   30,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    62   1     38,51   0,00    2,29   32,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    63   1     37,64   0,00    2,29   32,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    64   1     30,85   0,00    2,29   29,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    65   1     35,63   0,00    0,03    5,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    66   1     40,67   0,00    0,03    5,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    67   1     45,61   0,00    0,03    5,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    68   1      1,29   0,00    1,35   12,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    69   1     37,74   0,00    1,13   22,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    70   1     38,46   0,00    2,45   33,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    71   1     39,35   0,00    2,45   34,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    72   1     31,38   0,00    1,21   21,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    73   1     37,08   0,00    1,06   21,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    74   1     39,17   0,00    2,45   34,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    75   1     40,78   0,00    2,45   34,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    76   1     36,18   0,00    1,28   23,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    77   1     38,35   0,00    1,21   23,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    78   1     33,86   0,00    2,45   32,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    79   1     31,40   0,00    2,45   31,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    80   1     51,76   0,00    1,13   25,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    81   1     57,10   0,00    1,66   31,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    82   1     45,94   0,00    3,27   43,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    83   1     41,58   0,00    1,06   22,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    84   1     18,43   0,00    1,06   16,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    85   1     19,26   0,00    2,45   26,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    86   1     20,89   0,00    8,24   66,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    87   1     22,29   0,00    4,91   44,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    88   1     35,18   0,00    2,45   32,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    89   1     25,59   0,00    9,33   79,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    90   1     37,44   0,00    3,68   43,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    91   1     36,11   0,00    2,62   34,41    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3    92   1     30,36   0,00    1,97   27,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    93   1     27,65   0,00    7,30   65,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    94   1     42,95   0,00    0,56   17,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    95   1     32,79   0,00    0,57   15,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    96   1     29,09   0,00    0,43   13,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    97   1     28,11   0,00    7,30   66,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    98   1     42,34   0,00    0,56   16,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    99   1     17,32   0,00    1,00   15,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   100   1     20,19   0,00    2,45   26,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   101   1     21,04   0,00    8,32   66,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   102   1     21,81   0,00    4,91   44,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   103   1     38,93   0,00    2,45   34,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   104   1     31,78   0,00    9,17   84,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   105   1     63,77   0,00    1,06   26,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   106   1     65,54   0,00    1,35   30,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   107   1     38,33   0,00    1,06   21,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   108   1     35,61   0,00    2,45   32,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   109   1     29,13   0,00    2,45   30,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   110   1     52,04   0,00    1,28   26,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   111   1     39,77   0,00    1,66   27,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   112   1     39,82   0,00    3,27   41,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   113   1     46,55   0,00    0,80   20,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   114   1     38,78   0,00    3,35   41,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   115   1     39,08   0,00    1,06   21,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   116   1     37,87   0,00    2,45   33,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   117   1     39,60   0,00    2,45   34,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   118   1     31,22   0,00    1,28   21,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   119   1     37,63   0,00    1,06   21,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   120   1     39,07   0,00    2,45   34,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   121   1     41,24   0,00    2,45   34,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   122   1     35,89   0,00    1,28   23,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   123   1      7,39   0,00    0,86   11,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   124   1     10,07   0,00    0,03    3,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   125   1      3,57   0,00    0,03    2,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   126   1     15,86   0,00    0,03    3,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   127   1     38,14   0,00    2,37   33,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   128   1     31,36   0,00    2,78   33,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   129   1     36,55   0,00    1,81   27,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   130   1     34,74   0,00    2,78   35,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   131   1     12,06   0,00    0,03    3,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   132   1      3,40   0,00    0,03    2,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   133   1     11,48   0,00    0,03    3,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   134   1      7,77   0,00    1,21   14,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   135   1      0,00   0,00    2,45   15,75    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4     1   1     15,88   0,00   11,93   84,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     2   1     15,88   0,00   11,93   84,68    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4     3   1     19,01   0,00   10,13   77,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     4   1     16,87   0,00    1,46   18,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     5   1     13,77   0,00    0,69   12,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     6   1     13,83   0,00    0,68   12,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     7   1     18,26   0,00    0,93   15,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     8   1     16,81   0,00   11,17   81,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     9   1     26,30   0,00    9,94   84,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    10   1     21,71   0,00    7,46   61,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    11   1     29,00   0,00    1,06   19,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    12   1     29,96   0,00    1,50   23,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    13   1     28,53   0,00    1,81   25,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    14   1     32,05   0,00    1,06   20,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    15   1     20,16   0,00    8,63   68,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    16   1     27,99   0,00    9,48   82,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    17   1     26,63   0,00    9,40   80,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    18   1     30,44   0,00    2,78   33,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    19   1     37,85   0,00    0,64   18,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    20   1     40,07   0,00    1,08   19,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    21   1     39,74   0,00    1,20   20,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    22   1     50,57   0,00    0,32   14,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    23   1     29,44   0,00    2,78   33,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    24   1     27,40   0,00   10,17   87,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    25   1     26,49   0,00    9,40   80,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    26   1     28,70   0,00    2,78   32,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    27   1     34,23   0,00    1,50   24,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    28   1      8,85   0,00    1,97   18,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    29   1     24,14   0,00    4,09   39,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    30   1     25,18   0,00    4,09   40,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    31   1      8,87   0,00    1,97   18,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    32   1     32,57   0,00    1,73   26,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    33   1     28,93   0,00    2,78   32,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    34   1     27,13   0,00   10,17   87,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    35   1     25,64   0,00    9,64   81,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    36   1     28,99   0,00    7,85   71,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    37   1     25,54   0,00    1,06   18,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    38   1     17,42   0,00    0,80   14,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    39   1     15,77   0,00    1,06   15,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    40   1     27,52   0,00    0,93   17,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    41   1     27,68   0,00    7,93   70,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    42   1     28,58   0,00   10,10   88,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    43   1     17,35   0,00    9,64   71,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    44   1      9,90   0,00    0,56   10,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    45   1     16,17   0,00   10,02   72,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    46   1     16,08   0,00   12,68   90,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    47   1     16,65   0,00    0,56   12,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    48   1     17,66   0,00    0,93   15,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    49   1     15,84   0,00   12,53   88,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    50   1     13,30   0,00    6,83   49,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    51   1     13,54   0,00    6,83   49,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    52   1     32,90   0,00    0,36   12,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    53   1     34,75   0,00    0,36   13,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    54   1      5,65   0,00    0,68   10,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    55   1     23,83   0,00    1,21   19,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    56   1      5,81   0,00    0,46    8,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    57   1      6,97   0,00    1,05   13,80    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4    58   1     15,52   0,00    0,03    3,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    59   1     32,32   0,00    0,03    5,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    60   1     15,94   0,00    0,03    3,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    61   1     20,97   0,00    2,29   26,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    62   1     27,90   0,00    2,29   28,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    63   1     27,45   0,00    2,29   28,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    64   1     20,20   0,00    2,29   25,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    65   1     23,77   0,00    0,03    4,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    66   1     27,36   0,00    0,03    4,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    67   1     29,13   0,00    0,03    4,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    68   1      1,52   0,00    1,35   12,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    69   1     24,70   0,00    1,13   18,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    70   1     25,27   0,00    2,45   28,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    71   1     26,10   0,00    2,45   29,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    72   1     18,49   0,00    1,21   17,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    73   1     24,27   0,00    1,06   18,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    74   1     25,96   0,00    2,45   29,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    75   1     26,83   0,00    2,45   29,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    76   1     24,17   0,00    1,28   19,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    77   1     25,10   0,00    1,21   19,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    78   1     22,14   0,00    2,45   27,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    79   1     16,07   0,00    2,45   25,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    80   1     40,03   0,00    1,13   22,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    81   1     35,65   0,00    1,66   26,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    82   1     29,50   0,00    3,27   36,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    83   1     27,51   0,00    1,06   19,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    84   1      9,17   0,00    1,06   13,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    85   1      9,54   0,00    2,45   21,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    86   1     11,46   0,00    8,24   55,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    87   1     15,22   0,00    4,91   39,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    88   1     22,14   0,00    2,45   27,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    89   1     17,11   0,00    9,33   69,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    90   1     24,56   0,00    3,68   37,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    91   1     23,14   0,00    2,62   29,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    92   1     20,06   0,00    1,97   23,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    93   1     17,84   0,00    7,30   56,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    94   1     25,05   0,00    0,56   13,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    95   1     14,66   0,00    0,57   11,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    96   1     13,54   0,00    0,43   10,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    97   1     18,15   0,00    7,30   57,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    98   1     24,88   0,00    0,56   13,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    99   1      8,79   0,00    1,00   13,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   100   1      9,87   0,00    2,45   21,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   101   1     11,61   0,00    8,32   56,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   102   1     14,41   0,00    4,91   38,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   103   1     24,51   0,00    2,45   28,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   104   1     20,60   0,00    9,17   72,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   105   1     38,64   0,00    1,06   21,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   106   1     40,76   0,00    1,35   24,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   107   1     25,31   0,00    1,06   18,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   108   1     23,17   0,00    2,45   28,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   109   1     14,67   0,00    2,45   24,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   110   1     39,72   0,00    1,28   24,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   111   1     25,87   0,00    1,66   23,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   112   1     25,94   0,00    3,27   35,11    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4   113   1     30,49   0,00    0,80   17,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   114   1     25,41   0,00    3,35   35,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   115   1     25,77   0,00    1,06   18,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   116   1     24,89   0,00    2,45   28,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   117   1     26,26   0,00    2,45   29,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   118   1     18,34   0,00    1,28   18,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   119   1     24,92   0,00    1,06   18,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   120   1     25,92   0,00    2,45   29,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   121   1     27,09   0,00    2,45   29,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   122   1     23,98   0,00    1,28   19,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   123   1      4,36   0,00    0,86   10,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   124   1     10,13   0,00    0,03    3,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   125   1      6,24   0,00    0,03    3,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   126   1     16,99   0,00    0,03    4,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   127   1     23,22   0,00    2,37   27,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   128   1     22,08   0,00    2,78   29,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   129   1     25,63   0,00    1,81   24,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   130   1     21,55   0,00    2,78   29,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   131   1     14,13   0,00    0,03    3,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   132   1      6,48   0,00    0,03    3,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   133   1     11,43   0,00    0,03    3,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   134   1      4,95   0,00    1,21   12,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   135   1      3,60   0,00    2,45   18,24    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5     1   1      8,82   0,00    9,54   58,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     2   1      8,82   0,00    9,54   58,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     3   1     11,21   0,00    8,10   52,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     4   1     11,14   0,00    0,43    8,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     5   1      0,00   0,00    0,45    6,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     6   1      0,00   0,00    0,49    6,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     7   1     11,39   0,00    0,19    6,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     8   1     10,25   0,00    8,93   56,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     9   1     16,18   0,00    7,95   57,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    10   1     11,45   0,00    5,97   40,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    11   1     17,27   0,00    0,85   13,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    12   1     17,06   0,00    1,20   15,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    13   1     16,40   0,00    1,45   16,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    14   1     18,44   0,00    0,85   13,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    15   1     10,92   0,00    6,91   45,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    16   1     18,02   0,00    7,59   57,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    17   1     18,26   0,00    7,52   57,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    18   1     21,61   0,00    2,22   23,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    19   1     19,24   0,00    0,45   10,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    20   1     20,06   0,00    1,08   15,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    21   1     19,97   0,00    1,20   16,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    22   1     20,41   0,00    0,32   10,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    23   1     20,98   0,00    2,22   23,50    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5    24   1     19,39   0,00    8,14   62,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    25   1     18,20   0,00    7,52   56,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    26   1     20,74   0,00    2,22   23,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    27   1     18,05   0,00    1,20   15,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    28   1      8,13   0,00    1,58   14,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    29   1     12,81   0,00    3,28   26,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    30   1     13,43   0,00    3,28   26,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    31   1      8,25   0,00    1,58   14,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    32   1     17,11   0,00    1,39   16,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    33   1     20,78   0,00    2,22   23,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    34   1     19,14   0,00    8,14   62,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    35   1     15,83   0,00    7,71   55,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    36   1     19,74   0,00    6,28   49,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    37   1     15,28   0,00    0,85   12,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    38   1     17,36   0,00    1,32   16,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    39   1     18,24   0,00    1,08   14,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    40   1     16,17   0,00    0,74   12,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    41   1     17,72   0,00    6,35   48,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    42   1     19,56   0,00    8,08   62,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    43   1     10,50   0,00    7,71   49,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    44   1      8,86   0,00    0,45    8,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    45   1      9,98   0,00    8,02   50,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    46   1      8,94   0,00   10,15   61,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    47   1      9,33   0,00    0,45    8,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    48   1      9,66   0,00    0,74   10,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    49   1      0,00   0,00    0,85    8,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    50   1      8,84   0,00   10,03   60,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    51   1     11,73   0,00    3,01   24,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    52   1     11,73   0,00    3,01   24,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    53   1     30,10   0,00    0,29    9,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    54   1     32,41   0,00    0,29   10,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    55   1      8,45   0,00    0,54    8,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    56   1     13,76   0,00    0,96   12,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    57   1      7,02   0,00    0,36    7,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    58   1      5,42   0,00    0,74    9,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    59   1     13,13   0,00    0,02    3,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    60   1     18,37   0,00    0,02    3,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    61   1     13,09   0,00    0,02    3,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    62   1     11,88   0,00    1,83   17,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    63   1     21,70   0,00    1,83   21,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    64   1     21,72   0,00    1,83   21,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    65   1     11,63   0,00    1,83   17,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    66   1     15,50   0,00    0,02    3,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    67   1     17,35   0,00    0,02    3,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    68   1     18,38   0,00    0,02    3,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    69   1      3,10   0,00    1,08   10,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    70   1     14,44   0,00    0,91   12,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    71   1     15,31   0,00    1,96   19,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    72   1     15,84   0,00    1,96   19,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    73   1     14,54   0,00    0,69   11,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    74   1     14,32   0,00    0,85   12,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    75   1     15,94   0,00    1,96   19,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    76   1     16,32   0,00    1,96   20,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    77   1     14,89   0,00    1,02   13,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    78   1     14,58   0,00    0,96   13,21    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5    79   1     13,87   0,00    1,96   19,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    80   1      6,27   0,00    1,96   15,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    81   1     39,88   0,00    1,83   26,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    82   1     19,61   0,00    1,32   17,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    83   1     16,80   0,00    2,62   24,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    84   1     16,47   0,00    0,85   12,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    85   1      0,00   0,00    1,96   12,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    86   1     12,30   0,00    5,84   40,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    87   1      8,78   0,00    3,93   27,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    88   1     12,43   0,00    1,96   18,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    89   1     10,36   0,00    7,46   48,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    90   1     14,30   0,00    2,95   25,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    91   1     13,49   0,00    2,09   19,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    92   1     12,08   0,00    1,58   16,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    93   1      9,94   0,00    5,84   38,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    94   1     13,88   0,00    0,45    9,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    95   1     10,11   0,00    5,84   38,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    96   1     13,88   0,00    0,45    9,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    97   1      0,00   0,00    1,96   12,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    98   1     12,18   0,00    5,84   40,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    99   1      8,46   0,00    3,93   27,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   100   1     13,68   0,00    1,96   19,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   101   1     11,99   0,00    7,34   49,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   102   1     19,63   0,00    0,85   13,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   103   1     21,50   0,00    1,08   15,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   104   1     15,12   0,00    0,85   12,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   105   1     14,31   0,00    1,96   19,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   106   1      5,59   0,00    1,96   15,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   107   1     40,08   0,00    1,90   27,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   108   1     15,04   0,00    1,32   15,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   109   1     15,28   0,00    2,62   23,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   110   1     18,10   0,00    0,64   11,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   111   1     14,77   0,00    2,68   23,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   112   1     15,33   0,00    0,85   12,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   113   1     15,16   0,00    1,96   19,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   114   1     15,91   0,00    1,96   19,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   115   1     14,16   0,00    0,74   11,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   116   1     15,23   0,00    0,85   12,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   117   1     15,95   0,00    1,96   19,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   118   1     16,40   0,00    1,96   20,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   119   1     14,82   0,00    1,02   13,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   120   1      3,79   0,00    0,69    8,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   121   1     10,50   0,00    0,02    2,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   122   1      9,02   0,00    0,02    2,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   123   1     13,93   0,00    0,02    3,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   124   1     12,40   0,00    1,90   18,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   125   1     15,46   0,00    2,22   21,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   126   1     18,27   0,00    1,45   17,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   127   1     11,69   0,00    2,22   19,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   128   1     13,04   0,00    0,02    3,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   129   1     10,24   0,00    0,02    2,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   130   1     11,87   0,00    0,02    2,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   131   1      4,10   0,00    0,96   10,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   132   1      6,09   0,00    1,96   15,82    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  6     1   1      8,07   0,00    8,30   31,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     2   1     11,33   0,00    2,88   13,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     3   1      2,23   0,00    4,82   16,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     4   1     12,86   0,00    6,25   27,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     5   1     10,62   0,00    2,88   13,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     6   1      9,97   0,00    8,94   35,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     7   1      8,05   0,00    8,30   31,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     8   1     11,30   0,00    2,88   13,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     9   1     11,02   0,00    2,88   13,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    10   1      9,64   0,00    8,94   35,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    11   1      2,22   0,00    5,15   17,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    12   1      6,89   0,00    6,19   23,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    13   1      9,04   0,00    8,87   34,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    14   1     16,46   0,00    2,47   13,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    15   1     16,99   0,00    2,47   13,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    16   1     41,08   0,00    1,49   12,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    17   1      5,90   0,00    2,88   11,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    18   1      6,56   0,00    2,05    9,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    19   1     11,97   0,00    2,19   11,16    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2     1   2     37,69   0,00   24,66  130,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     2   2     37,69   0,00   24,66  130,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     3   2     53,95   0,00   21,14  129,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     4   2     61,82   0,00    4,30   35,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     5   2     55,88   0,00    2,46   23,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     6   2     51,65   0,00    2,42   22,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     7   2     73,91   0,00    3,08   30,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     8   2     46,46   0,00   23,17  133,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     9   2     76,18   0,00   20,78  147,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    10   2     66,11   0,00   15,97  108,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    11   2     92,09   0,00    3,41   35,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    12   2     29,64   0,00    8,59   45,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    13   2     29,34   0,00    8,59   44,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    14   2     99,75   0,00    3,41   37,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    15   2     88,51   0,00    4,07   39,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    16   2     36,34   0,00   31,64  164,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    17   2     70,79   0,00   19,73  136,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    18   2     76,30   0,00    7,00   55,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    19   2    116,21   0,00    2,10   29,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    20   2    138,46   0,00    2,87   34,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    21   2    137,60   0,00    3,10   35,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    22   2    131,52   0,00    1,34   24,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    23   2     72,98   0,00    7,00   54,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    24   2     71,56   0,00   21,23  146,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    25   2     70,29   0,00   19,73  135,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    26   2     72,01   0,00    7,00   54,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    27   2    118,96   0,00    4,40   47,61    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    28   2      0,00   0,00    5,38   16,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    29   2     73,20   0,00    9,53   70,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    30   2     77,53   0,00    9,53   72,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    31   2      0,00   0,00    5,38   16,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    32   2    112,24   0,00    4,89   50,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    33   2     72,63   0,00    7,00   54,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    34   2     70,84   0,00   21,23  146,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    35   2     36,59   0,00   29,71  155,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    36   2    123,50   0,00    3,08   38,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    37   2     73,78   0,00    3,41   32,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    38   2     44,53   0,00    2,75   22,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    39   2     41,95   0,00    3,41   25,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    40   2     83,15   0,00    3,08   32,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    41   2    102,27   0,00    4,40   44,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    42   2     38,19   0,00   30,75  163,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    43   2     19,73   0,00   29,71  124,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    44   2      0,00   0,00    2,10    8,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    45   2     30,74   0,00   30,75  150,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    46   2     38,20   0,00   26,15  139,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    47   2     39,47   0,00    2,10   18,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    48   2     64,24   0,00    3,08   28,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    49   2     74,90   0,00    4,73   40,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    50   2      0,00   0,00    0,93    5,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    51   2     29,43   0,00    7,16   38,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    52   2     81,27   0,00    0,38    7,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    53   2      8,42   0,00    2,07    8,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    54   2      4,32   0,00    2,99   10,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    55   2     25,80   0,00    0,88    9,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    56   2      4,80   0,00    7,23   22,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    57   2      7,18   0,00    3,14   11,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    58   2      7,18   0,00    4,19   14,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    59   2      8,97   0,00    7,09   24,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    60   2      3,69   0,00    1,14    5,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    61   2      7,18   0,00    1,60    7,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    62   2      7,18   0,00   10,90   35,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    63   2      7,18   0,00    1,91    8,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    64   2      5,98   0,00    1,53    6,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    65   2     24,10   0,00    3,08   19,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    66   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    67   2    135,79   0,00    0,17   10,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    68   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    69   2     57,72   0,00    6,03   43,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    70   2     62,33   0,00    6,03   45,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    71   2     61,13   0,00    6,03   44,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    72   2     51,22   0,00    6,03   41,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    73   2     64,99   0,00    0,17    7,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    74   2     73,63   0,00    0,17    8,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    75   2     84,48   0,00    0,17    8,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    76   2     26,95   0,00    4,07   24,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    77   2     72,50   0,00    3,57   33,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    78   2     74,13   0,00    6,36   50,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    79   2     76,43   0,00    6,36   51,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    80   2     62,24   0,00    3,74   32,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    81   2     70,87   0,00    3,41   31,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    82   2     76,36   0,00    6,36   51,40    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    83   2     77,94   0,00    6,36   51,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    84   2     70,84   0,00    3,90   34,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    85   2     73,35   0,00    3,74   34,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    86   2     66,61   0,00    6,36   48,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    87   2     67,86   0,00    6,36   48,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    88   2     87,99   0,00    3,57   36,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    89   2    114,02   0,00    4,73   49,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    90   2     91,32   0,00    7,96   66,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    91   2     37,10   0,00   17,33   92,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    92   2     30,44   0,00    3,41   22,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    93   2     32,92   0,00    6,36   36,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    94   2     35,35   0,00   17,48   91,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    95   2     22,59   0,00   17,48   78,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    96   2     55,94   0,00    6,36   45,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    97   2     58,60   0,00    5,71   42,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    98   2     53,42   0,00    7,32   49,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    99   2     62,96   0,00    6,68   49,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   100   2     53,63   0,00    5,38   38,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   101   2     44,67   0,00   15,67   90,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   102   2     24,04   0,00   21,38   96,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   103   2     60,63   0,00    2,13   22,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   104   2     50,62   0,00    1,71   18,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   105   2     45,88   0,00   15,67   91,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   106   2     25,00   0,00   21,38   98,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   107   2     28,33   0,00    3,24   21,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   108   2     12,49   0,00    6,36   26,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   109   2     35,65   0,00   17,63   92,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   110   2     22,04   0,00   17,48   77,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   111   2     59,69   0,00    6,36   46,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   112   2     57,77   0,00    5,38   40,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   113   2      9,91   0,00   35,93  124,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   114   2     11,13   0,00    3,74   17,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   115   2     21,63   0,00    0,17    5,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   116   2     -5,84   0,00    0,18    1,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   117   2      6,81   0,00   16,84   54,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   118   2     73,97   0,00    3,41   32,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   119   2     70,06   0,00    6,36   49,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   120   2     63,38   0,00    6,36   47,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   121   2     89,30   0,00    3,90   38,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   122   2     77,83   0,00    4,73   41,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   123   2     76,69   0,00    7,96   61,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   124   2     69,23   0,00    7,96   59,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   125   2     56,38   0,00    4,23   33,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   126   2     75,28   0,00    3,41   32,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   127   2     73,27   0,00    6,36   50,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   128   2     76,91   0,00    6,36   51,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   129   2     61,81   0,00    3,90   32,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   130   2     72,25   0,00    3,41   32,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   131   2     76,32   0,00    6,36   51,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   132   2     78,42   0,00    6,36   52,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   133   2    102,24   0,00    3,90   40,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   134   2     15,51   0,00    2,91   16,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   135   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   136   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   137   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2   138   2     71,11   0,00    6,20   48,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   139   2     49,82   0,00    7,00   46,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   140   2     60,03   0,00    5,06   38,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   141   2     61,78   0,00    7,00   50,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   142   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   143   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   144   2      0,00   0,00    0,17    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   145   2     44,48   0,00    3,74   27,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   146   2      9,70   0,00    4,56   16,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   147   2      7,18   0,00    2,53    9,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   148   2      7,18   0,00    3,29   12,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   149   2      7,18   0,00    1,29    6,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   150   2      5,52   0,00    4,26   14,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   151   2      7,18   0,00    8,30   27,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   152   2      7,18   0,00    1,68    7,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   153   2      7,18   0,00    4,85   16,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   154   2      6,23   0,00    2,15    8,46    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3     1   2     34,57   0,00   11,93  108,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     2   2     34,57   0,00   11,93  108,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     3   2     47,84   0,00   10,13  106,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     4   2     49,83   0,00    1,46   27,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     5   2     44,54   0,00    0,69   18,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     6   2     44,54   0,00    0,68   18,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     7   2     56,26   0,00    0,93   23,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     8   2     41,66   0,00   11,17  110,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     9   2     68,00   0,00    9,94  122,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    10   2     56,89   0,00    7,46   87,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    11   2     76,39   0,00    1,06   28,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    12   2     80,19   0,00    1,50   34,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    13   2     75,96   0,00    1,81   37,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    14   2     85,39   0,00    1,06   30,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    15   2     52,45   0,00    8,63   96,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    16   2     71,40   0,00    9,48  119,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    17   2     64,36   0,00    9,40  113,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    18   2     70,20   0,00    2,78   46,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    19   2     93,18   0,00    0,64   26,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    20   2    108,70   0,00    1,08   30,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    21   2    107,78   0,00    1,20   31,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    22   2    119,72   0,00    0,32   20,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    23   2     67,47   0,00    2,78   45,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    24   2     65,42   0,00   10,17  122,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    25   2     63,90   0,00    9,40  113,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    26   2     66,70   0,00    2,78   45,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    27   2     96,40   0,00    1,50   37,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    28   2     13,08   0,00    1,97   19,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    29   2     62,02   0,00    4,09   57,05    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3    30   2     65,66   0,00    4,09   58,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    31   2     13,02   0,00    1,97   19,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    32   2     91,02   0,00    1,73   39,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    33   2     67,29   0,00    2,78   45,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    34   2     64,72   0,00   10,17  122,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    35   2     65,87   0,00    9,64  117,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    36   2     72,42   0,00    7,85  102,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    37   2     66,38   0,00    1,06   26,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    38   2     41,09   0,00    0,80   19,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    39   2     38,26   0,00    1,06   21,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    40   2     73,47   0,00    0,93   26,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    41   2     71,18   0,00    7,93  102,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    42   2     70,37   0,00   10,10  125,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    43   2     43,41   0,00    9,64   97,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    44   2     22,20   0,00    0,56   12,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    45   2     39,39   0,00   10,02   97,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    46   2     35,10   0,00   12,68  115,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    47   2     35,41   0,00    0,56   15,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    48   2     39,21   0,00    0,93   20,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    49   2     34,34   0,00   12,53  113,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    50   2     35,51   0,00    6,83   67,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    51   2     36,69   0,00    6,83   67,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    52   2     69,24   0,00    0,36   17,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    53   2     67,14   0,00    0,36   16,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    54   2      0,00   0,00    0,68    7,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    55   2     62,42   0,00    1,21   27,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    56   2      4,08   0,00    0,46    7,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    57   2     15,53   0,00    1,05   16,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    58   2     25,53   0,00    0,03    4,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    59   2     93,63   0,00    0,03    7,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    60   2     25,48   0,00    0,03    4,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    61   2     50,26   0,00    2,29   35,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    62   2     58,69   0,00    2,29   38,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    63   2     57,56   0,00    2,29   37,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    64   2     46,71   0,00    2,29   34,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    65   2     57,26   0,00    0,03    6,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    66   2     66,69   0,00    0,03    6,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    67   2     74,47   0,00    0,03    7,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    68   2     -1,55   0,00    1,35    9,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    69   2     64,75   0,00    1,13   27,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    70   2     65,97   0,00    2,45   41,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    71   2     68,32   0,00    2,45   42,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    72   2     53,61   0,00    1,21   26,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    73   2     63,15   0,00    1,06   26,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    74   2     68,39   0,00    2,45   42,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    75   2     69,73   0,00    2,45   42,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    76   2     63,86   0,00    1,28   28,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    77   2     65,66   0,00    1,21   28,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    78   2     58,72   0,00    2,45   39,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    79   2     56,33   0,00    2,45   39,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    80   2     84,39   0,00    1,13   30,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    81   2    100,48   0,00    1,66   40,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    82   2     81,29   0,00    3,27   55,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    83   2     73,82   0,00    1,06   28,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    84   2     25,44   0,00    1,06   18,14    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3    85   2     27,47   0,00    2,45   29,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    86   2     30,33   0,00    8,24   73,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    87   2     31,78   0,00    4,91   49,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    88   2     51,77   0,00    2,45   37,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    89   2     39,46   0,00    9,33   91,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    90   2     64,88   0,00    3,68   54,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    91   2     57,43   0,00    2,62   40,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    92   2     48,95   0,00    1,97   32,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    93   2     40,53   0,00    7,30   74,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    94   2     70,39   0,00    0,56   20,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    95   2     50,85   0,00    0,57   18,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    96   2     44,76   0,00    0,43   15,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    97   2     41,46   0,00    7,30   75,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    98   2     69,41   0,00    0,56   20,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    99   2     23,83   0,00    1,00   17,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   100   2     28,75   0,00    2,45   29,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   101   2     30,73   0,00    8,32   74,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   102   2     30,75   0,00    4,91   48,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   103   2     58,14   0,00    2,45   39,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   104   2     49,88   0,00    9,17   99,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   105   2    103,31   0,00    1,06   32,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   106   2    114,43   0,00    1,35   38,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   107   2     66,47   0,00    1,06   26,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   108   2     61,70   0,00    2,45   40,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   109   2     52,65   0,00    2,45   37,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   110   2     84,82   0,00    1,28   32,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   111   2     69,25   0,00    1,66   34,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   112   2     70,18   0,00    3,27   51,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   113   2     84,18   0,00    0,80   26,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   114   2     67,56   0,00    3,35   51,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   115   2     67,75   0,00    1,06   27,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   116   2     65,07   0,00    2,45   41,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   117   2     68,74   0,00    2,45   42,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   118   2     53,13   0,00    1,28   26,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   119   2     64,95   0,00    1,06   26,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   120   2     68,38   0,00    2,45   42,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   121   2     70,27   0,00    2,45   43,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   122   2     63,61   0,00    1,28   28,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   123   2      7,78   0,00    0,86   11,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   124   2     16,23   0,00    0,03    3,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   125   2      5,90   0,00    0,03    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   126   2     26,04   0,00    0,03    4,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   127   2     58,31   0,00    2,37   38,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   128   2     46,76   0,00    2,78   38,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   129   2     55,36   0,00    1,81   32,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   130   2     52,57   0,00    2,78   40,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   131   2     19,95   0,00    0,03    4,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   132   2      5,87   0,00    0,03    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   133   2     18,61   0,00    0,03    4,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   134   2      9,23   0,00    1,21   13,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   135   2      0,00   0,00    2,45   14,38    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4     1   2     22,23   0,00   11,93   91,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     2   2     22,23   0,00   11,93   91,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     3   2     31,12   0,00   10,13   89,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     4   2     26,47   0,00    1,46   21,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     5   2     20,80   0,00    0,69   13,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     6   2     20,87   0,00    0,68   13,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     7   2     27,84   0,00    0,93   17,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     8   2     27,35   0,00   11,17   93,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     9   2     45,13   0,00    9,94  102,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    10   2     35,29   0,00    7,46   72,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    11   2     50,05   0,00    1,06   23,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    12   2     51,48   0,00    1,50   28,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    13   2     48,99   0,00    1,81   30,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    14   2     54,88   0,00    1,06   24,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    15   2     32,47   0,00    8,63   79,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    16   2     48,08   0,00    9,48  100,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    17   2     44,23   0,00    9,40   96,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    18   2     49,41   0,00    2,78   39,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    19   2     65,48   0,00    0,64   22,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    20   2     72,85   0,00    1,08   25,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    21   2     72,29   0,00    1,20   26,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    22   2     86,25   0,00    0,32   17,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    23   2     47,84   0,00    2,78   39,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    24   2     45,50   0,00   10,17  104,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    25   2     43,96   0,00    9,40   96,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    26   2     47,17   0,00    2,78   39,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    27   2     58,73   0,00    1,50   30,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    28   2     14,82   0,00    1,97   20,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    29   2     38,37   0,00    4,09   46,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    30   2     40,74   0,00    4,09   47,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    31   2     14,94   0,00    1,97   20,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    32   2     55,40   0,00    1,73   31,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    33   2     47,43   0,00    2,78   39,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    34   2     44,98   0,00   10,17  104,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    35   2     44,11   0,00    9,64   98,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    36   2     49,38   0,00    7,85   86,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    37   2     43,98   0,00    1,06   22,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    38   2     27,79   0,00    0,80   16,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    39   2     25,21   0,00    1,06   18,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    40   2     47,97   0,00    0,93   21,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    41   2     47,65   0,00    7,93   85,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    42   2     48,54   0,00   10,10  107,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    43   2     28,58   0,00    9,64   82,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    44   2     17,18   0,00    0,56   11,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    45   2     26,61   0,00   10,02   83,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    46   2     22,59   0,00   12,68   97,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    47   2     22,65   0,00    0,56   13,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    48   2     24,66   0,00    0,93   16,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    49   2     22,18   0,00   12,53   95,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    50   2     21,59   0,00    6,83   55,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    51   2     21,98   0,00    6,83   55,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    52   2     51,78   0,00    0,36   15,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    53   2     54,79   0,00    0,36   15,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    54   2     10,67   0,00    0,68   11,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    55   2     40,22   0,00    1,21   23,05    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4    56   2      9,04   0,00    0,46    9,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    57   2      8,96   0,00    1,05   13,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    58   2     26,81   0,00    0,03    4,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    59   2     54,33   0,00    0,03    6,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    60   2     26,18   0,00    0,03    4,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    61   2     32,08   0,00    2,29   29,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    62   2     42,70   0,00    2,29   33,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    63   2     42,02   0,00    2,29   33,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    64   2     30,55   0,00    2,29   29,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    65   2     38,59   0,00    0,03    5,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    66   2     45,53   0,00    0,03    5,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    67   2     48,37   0,00    0,03    5,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    68   2      0,05   0,00    1,35   10,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    69   2     42,68   0,00    1,13   22,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    70   2     43,90   0,00    2,45   35,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    71   2     45,88   0,00    2,45   35,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    72   2     32,02   0,00    1,21   21,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    73   2     41,67   0,00    1,06   22,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    74   2     46,00   0,00    2,45   35,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    75   2     46,65   0,00    2,45   36,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    76   2     43,24   0,00    1,28   24,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    77   2     43,26   0,00    1,21   23,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    78   2     38,98   0,00    2,45   33,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    79   2     30,61   0,00    2,45   30,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    80   2     64,60   0,00    1,13   27,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    81   2     63,10   0,00    1,66   32,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    82   2     52,45   0,00    3,27   45,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    83   2     49,13   0,00    1,06   23,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    84   2     12,69   0,00    1,06   14,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    85   2     13,55   0,00    2,45   22,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    86   2     16,68   0,00    8,24   59,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    87   2     21,79   0,00    4,91   42,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    88   2     33,15   0,00    2,45   31,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    89   2     26,71   0,00    9,33   78,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    90   2     42,75   0,00    3,68   45,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    91   2     37,45   0,00    2,62   34,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    92   2     32,90   0,00    1,97   27,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    93   2     26,18   0,00    7,30   63,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    94   2     41,33   0,00    0,56   16,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    95   2     22,56   0,00    0,57   13,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    96   2     20,71   0,00    0,43   11,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    97   2     26,79   0,00    7,30   63,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    98   2     41,05   0,00    0,56   16,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    99   2     12,14   0,00    1,00   13,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   100   2     13,99   0,00    2,45   23,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   101   2     17,01   0,00    8,32   60,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   102   2     20,58   0,00    4,91   42,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   103   2     37,28   0,00    2,45   32,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   104   2     32,79   0,00    9,17   83,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   105   2     63,28   0,00    1,06   26,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   106   2     71,36   0,00    1,35   31,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   107   2     44,40   0,00    1,06   22,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   108   2     40,75   0,00    2,45   34,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   109   2     28,33   0,00    2,45   29,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   110   2     64,14   0,00    1,28   28,95    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4   111   2     45,24   0,00    1,66   28,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   112   2     45,92   0,00    3,27   42,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   113   2     55,43   0,00    0,80   21,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   114   2     44,46   0,00    3,35   43,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   115   2     45,18   0,00    1,06   22,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   116   2     43,32   0,00    2,45   34,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   117   2     46,14   0,00    2,45   35,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   118   2     31,59   0,00    1,28   21,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   119   2     43,68   0,00    1,06   22,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   120   2     46,05   0,00    2,45   35,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   121   2     46,94   0,00    2,45   36,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   122   2     43,07   0,00    1,28   24,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   123   2      4,21   0,00    0,86   10,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   124   2     16,93   0,00    0,03    3,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   125   2     10,96   0,00    0,03    3,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   126   2     28,68   0,00    0,03    4,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   127   2     35,00   0,00    2,37   31,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   128   2     32,71   0,00    2,78   33,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   129   2     38,61   0,00    1,81   28,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   130   2     32,24   0,00    2,78   33,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   131   2     24,34   0,00    0,03    4,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   132   2     11,96   0,00    0,03    3,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   133   2     19,45   0,00    0,03    4,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   134   2      5,78   0,00    1,21   12,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   135   2      6,49   0,00    2,45   18,94    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5     1   2     12,35   0,00    9,54   60,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     2   2     12,35   0,00    9,54   60,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     3   2     18,62   0,00    8,10   59,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     4   2     17,94   0,00    0,43    9,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     5   2      0,00   0,00    0,45    5,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     6   2      0,00   0,00    0,49    5,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     7   2     17,01   0,00    0,19    6,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     8   2     16,93   0,00    8,93   62,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     9   2     27,80   0,00    7,95   67,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    10   2     18,83   0,00    5,97   45,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    11   2     31,63   0,00    0,85   15,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    12   2     30,90   0,00    1,20   18,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    13   2     29,66   0,00    1,45   20,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    14   2     33,48   0,00    0,85   16,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    15   2     17,78   0,00    6,91   50,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    16   2     31,01   0,00    7,59   67,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    17   2     30,14   0,00    7,52   66,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    18   2     35,05   0,00    2,22   27,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    19   2     34,47   0,00    0,45   12,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    20   2     36,54   0,00    1,08   18,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    21   2     36,39   0,00    1,20   19,79    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5    22   2     35,35   0,00    0,32   12,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    23   2     34,01   0,00    2,22   27,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    24   2     32,02   0,00    8,14   72,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    25   2     30,02   0,00    7,52   66,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    26   2     33,81   0,00    2,22   27,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    27   2     31,41   0,00    1,20   18,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    28   2     14,06   0,00    1,58   16,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    29   2     20,37   0,00    3,28   29,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    30   2     21,80   0,00    3,28   30,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    31   2     14,40   0,00    1,58   16,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    32   2     29,42   0,00    1,39   19,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    33   2     33,81   0,00    2,22   27,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    34   2     31,53   0,00    8,14   72,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    35   2     27,28   0,00    7,71   65,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    36   2     33,62   0,00    6,28   59,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    37   2     28,13   0,00    0,85   15,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    38   2     29,52   0,00    1,32   19,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    39   2     31,38   0,00    1,08   17,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    40   2     30,00   0,00    0,74   14,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    41   2     30,63   0,00    6,35   57,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    42   2     32,82   0,00    8,08   72,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    43   2     17,55   0,00    7,71   55,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    44   2     15,81   0,00    0,45    9,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    45   2     16,68   0,00    8,02   56,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    46   2     12,55   0,00   10,15   64,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    47   2     12,80   0,00    0,45    8,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    48   2     13,49   0,00    0,74   10,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    49   2      0,00   0,00    0,85    7,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    50   2     12,39   0,00   10,03   63,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    51   2     19,32   0,00    3,01   27,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    52   2     19,32   0,00    3,01   27,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    53   2     49,30   0,00    0,29   11,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    54   2     53,05   0,00    0,29   12,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    55   2     17,01   0,00    0,54   10,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    56   2     23,55   0,00    0,96   14,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    57   2     11,71   0,00    0,36    7,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    58   2      7,78   0,00    0,74    9,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    59   2     24,72   0,00    0,02    3,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    60   2     32,70   0,00    0,02    3,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    61   2     22,51   0,00    0,02    3,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    62   2     17,85   0,00    1,83   19,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    63   2     33,53   0,00    1,83   24,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    64   2     33,37   0,00    1,83   24,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    65   2     17,43   0,00    1,83   19,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    66   2     26,10   0,00    0,02    3,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    67   2     30,10   0,00    0,02    3,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    68   2     32,35   0,00    0,02    3,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    69   2      3,61   0,00    1,08    9,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    70   2     25,43   0,00    0,91   14,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    71   2     27,71   0,00    1,96   23,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    72   2     28,89   0,00    1,96   23,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    73   2     26,01   0,00    0,69   13,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    74   2     25,17   0,00    0,85   14,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    75   2     29,53   0,00    1,96   23,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    76   2     29,89   0,00    1,96   24,10    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5    77   2     27,69   0,00    1,02   16,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    78   2     25,61   0,00    0,96   15,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    79   2     25,45   0,00    1,96   22,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    80   2     14,23   0,00    1,96   18,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    81   2     63,16   0,00    1,83   31,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    82   2     35,42   0,00    1,32   20,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    83   2     30,33   0,00    2,62   29,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    84   2     29,97   0,00    0,85   15,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    85   2      0,00   0,00    1,96   11,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    86   2     18,75   0,00    5,84   44,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    87   2     12,93   0,00    3,93   28,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    88   2     19,74   0,00    1,96   20,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    89   2     16,80   0,00    7,46   53,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    90   2     25,23   0,00    2,95   29,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    91   2     23,10   0,00    2,09   22,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    92   2     20,81   0,00    1,58   18,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    93   2     14,61   0,00    5,84   41,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    94   2     23,28   0,00    0,45   10,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    95   2     14,95   0,00    5,84   41,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    96   2     23,27   0,00    0,45   10,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    97   2      0,00   0,00    1,96   11,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    98   2     18,56   0,00    5,84   44,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    99   2     12,54   0,00    3,93   28,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   100   2     22,20   0,00    1,96   21,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   101   2     19,97   0,00    7,34   55,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   102   2     33,37   0,00    0,85   16,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   103   2     38,06   0,00    1,08   19,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   104   2     27,42   0,00    0,85   14,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   105   2     26,22   0,00    1,96   22,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   106   2     13,12   0,00    1,96   18,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   107   2     63,61   0,00    1,90   32,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   108   2     26,69   0,00    1,32   18,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   109   2     27,42   0,00    2,62   27,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   110   2     33,51   0,00    0,64   14,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   111   2     26,21   0,00    2,68   27,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   112   2     27,76   0,00    0,85   14,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   113   2     27,49   0,00    1,96   23,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   114   2     29,00   0,00    1,96   23,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   115   2     24,86   0,00    0,74   13,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   116   2     27,94   0,00    0,85   15,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   117   2     29,64   0,00    1,96   24,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   118   2     29,95   0,00    1,96   24,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   119   2     27,61   0,00    1,02   16,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   120   2      4,35   0,00    0,69    8,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   121   2     18,40   0,00    0,02    3,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   122   2     16,55   0,00    0,02    3,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   123   2     24,39   0,00    0,02    3,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   124   2     18,01   0,00    1,90   19,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   125   2     22,43   0,00    2,22   23,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   126   2     27,07   0,00    1,45   19,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   127   2     16,97   0,00    2,22   21,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   128   2     23,86   0,00    0,02    3,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   129   2     19,62   0,00    0,02    3,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   130   2     21,80   0,00    0,02    3,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   131   2      5,23   0,00    0,96    9,87    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5   132   2     11,60   0,00    1,96   17,50    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  6     1   2     12,03   0,00    8,30   33,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     2   2     17,29   0,00    2,88   14,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     3   2      2,95   0,00    4,82   16,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     4   2     19,42   0,00    6,25   29,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     5   2     16,08   0,00    2,88   14,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     6   2     15,22   0,00    8,94   38,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     7   2     12,00   0,00    8,30   33,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     8   2     16,93   0,00    2,88   14,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     9   2     16,47   0,00    2,88   14,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    10   2     14,59   0,00    8,94   38,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    11   2      2,93   0,00    5,15   16,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    12   2      9,89   0,00    6,19   24,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    13   2     14,10   0,00    8,87   37,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    14   2     27,23   0,00    2,47   15,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    15   2     27,73   0,00    2,47   15,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    16   2     71,85   0,00    1,49   15,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    17   2      8,19   0,00    2,88   12,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    18   2      9,28   0,00    2,05    9,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    19   2     20,45   0,00    2,19   12,75    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2     1   FON   26,92   0,00   24,66  117,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     2   FON   26,92   0,00   24,66  117,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     3   FON   38,15   0,00   21,14  114,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     4   FON   43,67   0,00    4,30   30,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     5   FON   39,49   0,00    2,46   20,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     6   FON   36,56   0,00    2,42   19,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     7   FON   52,24   0,00    3,08   26,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     8   FON   32,86   0,00   23,17  118,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  2     9   FON   53,71   0,00   20,78  128,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    10   FON   46,67   0,00   15,97   94,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    11   FON   64,95   0,00    3,41   30,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    12   FON   20,90   0,00    8,59   40,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    13   FON   20,69   0,00    8,59   40,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    14   FON   70,39   0,00    3,41   31,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    15   FON   62,55   0,00    4,07   34,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    16   FON   25,61   0,00   31,64  146,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    17   FON   50,00   0,00   19,73  118,79    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
                                     



 

188 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    18   FON   53,97   0,00    7,00   48,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    19   FON   81,80   0,00    2,10   25,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    20   FON   97,32   0,00    2,87   29,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    21   FON   96,72   0,00    3,10   30,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    22   FON   92,66   0,00    1,34   21,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    23   FON   51,62   0,00    7,00   47,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    24   FON   50,54   0,00   21,23  128,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    25   FON   49,64   0,00   19,73  118,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    26   FON   50,89   0,00    7,00   47,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    27   FON   83,92   0,00    4,40   40,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    28   FON    0,00   0,00    5,38   17,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    29   FON   51,84   0,00    9,53   61,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    30   FON   54,85   0,00    9,53   63,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    31   FON    0,00   0,00    5,38   17,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    32   FON   79,21   0,00    4,89   43,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    33   FON   51,34   0,00    7,00   47,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    34   FON   50,03   0,00   21,23  127,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    35   FON   25,79   0,00   29,71  138,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    36   FON   87,10   0,00    3,08   32,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    37   FON   52,10   0,00    3,41   28,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    38   FON   31,62   0,00    2,75   20,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    39   FON   29,79   0,00    3,41   22,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    40   FON   58,67   0,00    3,08   27,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    41   FON   72,08   0,00    4,40   38,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    42   FON   26,93   0,00   30,75  145,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    43   FON   13,95   0,00   29,71  114,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    44   FON    0,00   0,00    2,10    9,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    45   FON   21,68   0,00   30,75  135,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    46   FON   27,28   0,00   26,15  124,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    47   FON   28,25   0,00    2,10   16,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    48   FON   45,78   0,00    3,08   25,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    49   FON   53,50   0,00    4,73   35,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    50   FON    0,00   0,00    0,93    6,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    51   FON   21,02   0,00    7,16   34,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    52   FON   58,05   0,00    0,38    6,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    53   FON    6,01   0,00    2,07    8,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    54   FON    3,09   0,00    2,99   10,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    55   FON   18,30   0,00    0,88    8,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    56   FON    3,43   0,00    7,23   22,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    57   FON    5,13   0,00    3,14   11,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    58   FON    5,13   0,00    4,19   14,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    59   FON    6,40   0,00    7,09   23,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    60   FON    2,63   0,00    1,14    5,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    61   FON    5,13   0,00    1,60    6,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    62   FON    5,13   0,00   10,90   34,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    63   FON    5,13   0,00    1,91    7,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    64   FON    4,26   0,00    1,53    6,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    65   FON   17,24   0,00    3,08   17,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    66   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    67   FON   96,03   0,00    0,17    9,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    68   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    69   FON   40,96   0,00    6,03   38,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    70   FON   44,27   0,00    6,03   39,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    71   FON   43,40   0,00    6,03   39,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    72   FON   36,39   0,00    6,03   36,81    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  2    73   FON   46,00   0,00    0,17    6,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    74   FON   52,08   0,00    0,17    7,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    75   FON   59,76   0,00    0,17    7,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    76   FON   19,24   0,00    4,07   22,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    77   FON   51,13   0,00    3,57   28,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    78   FON   52,29   0,00    6,36   44,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    79   FON   53,87   0,00    6,36   44,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    80   FON   43,91   0,00    3,74   28,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    81   FON   50,00   0,00    3,41   27,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    82   FON   53,81   0,00    6,36   44,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    83   FON   54,98   0,00    6,36   45,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    84   FON   49,89   0,00    3,90   30,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    85   FON   51,74   0,00    3,74   29,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    86   FON   46,96   0,00    6,36   42,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    87   FON   47,78   0,00    6,36   42,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    88   FON   62,21   0,00    3,57   31,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    89   FON   80,30   0,00    4,73   42,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    90   FON   64,30   0,00    7,96   57,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    91   FON   26,15   0,00   17,33   82,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    92   FON   21,76   0,00    3,41   20,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    93   FON   23,48   0,00    6,36   32,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    94   FON   25,18   0,00   17,48   82,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    95   FON   16,08   0,00   17,48   71,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    96   FON   39,84   0,00    6,36   39,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    97   FON   41,61   0,00    5,71   37,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    98   FON   37,89   0,00    7,32   43,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  2    99   FON   44,61   0,00    6,68   43,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   100   FON   37,97   0,00    5,38   34,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   101   FON   31,80   0,00   15,67   80,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   102   FON   17,01   0,00   21,38   88,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   103   FON   43,01   0,00    2,13   19,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   104   FON   35,93   0,00    1,71   16,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   105   FON   32,65   0,00   15,67   81,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   106   FON   17,69   0,00   21,38   89,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   107   FON   20,26   0,00    3,24   19,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   108   FON    8,98   0,00    6,36   25,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   109   FON   25,39   0,00   17,63   83,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   110   FON   15,69   0,00   17,48   71,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   111   FON   42,48   0,00    6,36   40,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   112   FON   41,03   0,00    5,38   35,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   113   FON    7,03   0,00   35,93  119,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   114   FON    7,92   0,00    3,74   16,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   115   FON   15,35   0,00    0,17    4,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   116   FON   -4,15   0,00    0,18    1,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   117   FON    4,86   0,00   16,84   52,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   118   FON   52,14   0,00    3,41   28,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   119   FON   49,39   0,00    6,36   43,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   120   FON   44,61   0,00    6,36   41,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   121   FON   63,14   0,00    3,90   33,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   122   FON   54,85   0,00    4,73   36,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   123   FON   54,00   0,00    7,96   53,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   124   FON   48,72   0,00    7,96   51,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   125   FON   39,77   0,00    4,23   29,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   126   FON   53,07   0,00    3,41   28,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   127   FON   51,67   0,00    6,36   43,93    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
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     ║  2   128   FON   54,21   0,00    6,36   44,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   129   FON   43,61   0,00    3,90   28,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   130   FON   50,94   0,00    3,41   27,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   131   FON   53,78   0,00    6,36   44,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   132   FON   55,33   0,00    6,36   45,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   133   FON   72,32   0,00    3,90   35,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   134   FON   11,15   0,00    2,91   15,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   135   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   136   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   137   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   138   FON   50,46   0,00    6,20   42,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   139   FON   35,42   0,00    7,00   40,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   140   FON   42,64   0,00    5,06   34,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   141   FON   43,88   0,00    7,00   44,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   142   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   143   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   144   FON    0,00   0,00    0,17    3,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   145   FON   31,64   0,00    3,74   24,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   146   FON    6,90   0,00    4,56   16,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   147   FON    5,13   0,00    2,53    9,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   148   FON    5,13   0,00    3,29   11,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   149   FON    5,13   0,00    1,29    6,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   150   FON    3,94   0,00    4,26   14,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   151   FON    5,13   0,00    8,30   26,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   152   FON    5,13   0,00    1,68    7,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   153   FON    5,13   0,00    4,85   16,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  2   154   FON    4,44   0,00    2,15    8,27    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3     1   FON   24,70   0,00   11,93   97,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     2   FON   24,70   0,00   11,93   97,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     3   FON   33,85   0,00   10,13   94,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     4   FON   35,26   0,00    1,46   24,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     5   FON   31,53   0,00    0,69   16,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     6   FON   31,54   0,00    0,68   16,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     7   FON   39,83   0,00    0,93   20,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     8   FON   29,48   0,00   11,17   98,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3     9   FON   47,97   0,00    9,94  106,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    10   FON   40,20   0,00    7,46   77,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    11   FON   53,93   0,00    1,06   24,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    12   FON   56,62   0,00    1,50   30,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    13   FON   53,64   0,00    1,81   32,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    14   FON   60,31   0,00    1,06   26,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    15   FON   37,08   0,00    8,63   84,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    16   FON   50,38   0,00    9,48  104,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    17   FON   45,48   0,00    9,40   99,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    18   FON   49,68   0,00    2,78   40,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    19   FON   65,65   0,00    0,64   23,00    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
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     ║  3    20   FON   76,45   0,00    1,08   26,02    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    21   FON   75,80   0,00    1,20   27,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    22   FON   84,42   0,00    0,32   17,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    23   FON   47,74   0,00    2,78   39,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    24   FON   46,23   0,00   10,17  107,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    25   FON   45,16   0,00    9,40   99,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    26   FON   47,17   0,00    2,78   39,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    27   FON   68,03   0,00    1,50   32,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    28   FON    9,26   0,00    1,97   18,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    29   FON   43,94   0,00    4,09   50,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    30   FON   46,48   0,00    4,09   51,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    31   FON    9,22   0,00    1,97   18,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    32   FON   64,26   0,00    1,73   34,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    33   FON   47,59   0,00    2,78   39,88    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    34   FON   45,74   0,00   10,17  106,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    35   FON   46,47   0,00    9,64  102,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    36   FON   51,11   0,00    7,85   88,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    37   FON   46,87   0,00    1,06   23,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    38   FON   29,16   0,00    0,80   17,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    39   FON   27,15   0,00    1,06   19,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    40   FON   51,85   0,00    0,93   22,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    41   FON   50,22   0,00    7,93   89,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    42   FON   49,66   0,00   10,10  109,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    43   FON   30,71   0,00    9,64   87,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    44   FON   15,66   0,00    0,56   11,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    45   FON   27,87   0,00   10,02   87,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    46   FON   25,07   0,00   12,68  104,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    47   FON   25,34   0,00    0,56   13,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    48   FON   28,01   0,00    0,93   18,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    49   FON   24,53   0,00   12,53  102,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    50   FON   25,14   0,00    6,83   60,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    51   FON   25,97   0,00    6,83   60,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    52   FON   49,21   0,00    0,36   14,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    53   FON   47,66   0,00    0,36   14,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    54   FON    0,00   0,00    0,68    8,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    55   FON   44,09   0,00    1,21   24,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    56   FON    2,94   0,00    0,46    7,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    57   FON   11,15   0,00    1,05   15,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    58   FON   18,05   0,00    0,03    4,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    59   FON   66,20   0,00    0,03    6,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    60   FON   18,05   0,00    0,03    4,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    61   FON   35,68   0,00    2,29   31,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    62   FON   41,69   0,00    2,29   33,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    63   FON   40,88   0,00    2,29   33,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    64   FON   33,20   0,00    2,29   30,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    65   FON   40,55   0,00    0,03    5,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    66   FON   47,17   0,00    0,03    5,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    67   FON   52,69   0,00    0,03    6,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    68   FON   -0,95   0,00    1,35   10,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    69   FON   45,69   0,00    1,13   23,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    70   FON   46,54   0,00    2,45   36,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    71   FON   48,17   0,00    2,45   37,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    72   FON   37,83   0,00    1,21   22,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    73   FON   44,58   0,00    1,06   23,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    74   FON   48,20   0,00    2,45   37,12    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3    75   FON   49,21   0,00    2,45   37,44    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    76   FON   44,99   0,00    1,28   25,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    77   FON   46,33   0,00    1,21   24,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    78   FON   41,40   0,00    2,45   34,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    79   FON   39,65   0,00    2,45   34,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    80   FON   59,71   0,00    1,13   26,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    81   FON   70,79   0,00    1,66   34,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    82   FON   57,25   0,00    3,27   47,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    83   FON   51,99   0,00    1,06   24,51    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    84   FON   18,19   0,00    1,06   16,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    85   FON   19,60   0,00    2,45   26,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    86   FON   21,61   0,00    8,24   67,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    87   FON   22,68   0,00    4,91   44,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    88   FON   36,86   0,00    2,45   33,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    89   FON   28,01   0,00    9,33   81,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    90   FON   45,75   0,00    3,68   47,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    91   FON   40,70   0,00    2,62   36,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    92   FON   34,66   0,00    1,97   28,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    93   FON   28,86   0,00    7,30   66,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    94   FON   49,79   0,00    0,56   18,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    95   FON   36,08   0,00    0,57   15,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    96   FON   31,78   0,00    0,43   13,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    97   FON   29,51   0,00    7,30   67,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    98   FON   49,10   0,00    0,56   17,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  3    99   FON   17,04   0,00    1,00   15,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   100   FON   20,51   0,00    2,45   27,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   101   FON   21,89   0,00    8,32   67,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   102   FON   21,96   0,00    4,91   44,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   103   FON   41,36   0,00    2,45   34,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   104   FON   35,37   0,00    9,17   87,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   105   FON   73,13   0,00    1,06   28,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   106   FON   80,66   0,00    1,35   33,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   107   FON   46,87   0,00    1,06   23,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   108   FON   43,51   0,00    2,45   35,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   109   FON   37,04   0,00    2,45   33,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   110   FON   60,02   0,00    1,28   28,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   111   FON   48,82   0,00    1,66   29,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   112   FON   49,44   0,00    3,27   45,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   113   FON   59,22   0,00    0,80   22,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   114   FON   47,62   0,00    3,35   45,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   115   FON   47,77   0,00    1,06   23,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   116   FON   45,90   0,00    2,45   36,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   117   FON   48,47   0,00    2,45   37,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   118   FON   37,50   0,00    1,28   23,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   119   FON   45,81   0,00    1,06   23,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   120   FON   48,19   0,00    2,45   37,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   121   FON   49,60   0,00    2,45   37,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   122   FON   44,80   0,00    1,28   25,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   123   FON    5,68   0,00    0,86   11,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   124   FON   11,49   0,00    0,03    3,64    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   125   FON    4,17   0,00    0,03    2,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   126   FON   18,42   0,00    0,03    4,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   127   FON   41,42   0,00    2,37   34,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   128   FON   33,26   0,00    2,78   34,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   129   FON   39,35   0,00    1,81   28,74    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  3   130   FON   37,37   0,00    2,78   36,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   131   FON   14,10   0,00    0,03    3,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   132   FON    4,14   0,00    0,03    2,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   133   FON   13,18   0,00    0,03    3,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   134   FON    6,67   0,00    1,21   13,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  3   135   FON    0,00   0,00    2,45   15,75    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4     1   FON   15,88   0,00   11,93   84,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     2   FON   15,88   0,00   11,93   84,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     3   FON   22,02   0,00   10,13   80,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     4   FON   18,77   0,00    1,46   19,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     5   FON   14,78   0,00    0,69   12,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     6   FON   14,84   0,00    0,68   12,69    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     7   FON   19,78   0,00    0,93   16,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     8   FON   19,35   0,00   11,17   84,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4     9   FON   31,84   0,00    9,94   90,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    10   FON   24,97   0,00    7,46   64,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    11   FON   35,30   0,00    1,06   20,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    12   FON   36,32   0,00    1,50   25,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    13   FON   34,56   0,00    1,81   27,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    14   FON   38,73   0,00    1,06   21,76    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    15   FON   22,99   0,00    8,63   71,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    16   FON   33,92   0,00    9,48   89,14    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    17   FON   31,26   0,00    9,40   85,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    18   FON   34,97   0,00    2,78   35,29    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    19   FON   46,18   0,00    0,64   19,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    20   FON   51,24   0,00    1,08   21,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    21   FON   50,84   0,00    1,20   23,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    22   FON   60,87   0,00    0,32   15,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    23   FON   33,85   0,00    2,78   34,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    24   FON   32,16   0,00   10,17   93,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    25   FON   31,07   0,00    9,40   85,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    26   FON   33,36   0,00    2,78   34,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    27   FON   41,44   0,00    1,50   26,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    28   FON   10,47   0,00    1,97   19,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    29   FON   27,19   0,00    4,09   41,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    30   FON   28,84   0,00    4,09   42,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    31   FON   10,55   0,00    1,97   19,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    32   FON   39,11   0,00    1,73   27,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    33   FON   33,55   0,00    2,78   34,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    34   FON   31,80   0,00   10,17   92,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    35   FON   31,11   0,00    9,64   87,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    36   FON   34,85   0,00    7,85   76,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    37   FON   31,02   0,00    1,06   19,99    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    38   FON   19,69   0,00    0,80   14,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    39   FON   17,86   0,00    1,06   16,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    40   FON   33,82   0,00    0,93   19,36    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4    41   FON   33,61   0,00    7,93   75,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    42   FON   34,27   0,00   10,10   94,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    43   FON   20,21   0,00    9,64   75,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    44   FON   12,12   0,00    0,56   11,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    45   FON   18,82   0,00   10,02   76,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    46   FON   16,13   0,00   12,68   90,10    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    47   FON   16,21   0,00    0,56   12,03    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    48   FON   17,62   0,00    0,93   15,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    49   FON   15,84   0,00   12,53   88,61    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    50   FON   15,28   0,00    6,83   51,22    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    51   FON   15,56   0,00    6,83   51,49    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    52   FON   36,72   0,00    0,36   13,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    53   FON   38,84   0,00    0,36   13,62    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    54   FON    7,49   0,00    0,68   10,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    55   FON   28,40   0,00    1,21   20,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    56   FON    6,42   0,00    0,46    8,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    57   FON    6,44   0,00    1,05   13,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    58   FON   18,91   0,00    0,03    4,21    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    59   FON   38,37   0,00    0,03    5,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    60   FON   18,51   0,00    0,03    4,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    61   FON   22,78   0,00    2,29   26,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    62   FON   30,32   0,00    2,29   29,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    63   FON   29,84   0,00    2,29   29,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    64   FON   21,71   0,00    2,29   26,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    65   FON   27,31   0,00    0,03    4,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    66   FON   32,18   0,00    0,03    5,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    67   FON   34,19   0,00    0,03    5,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    68   FON    0,13   0,00    1,35   11,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    69   FON   30,10   0,00    1,13   20,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    70   FON   30,95   0,00    2,45   31,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    71   FON   32,33   0,00    2,45   31,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    72   FON   22,58   0,00    1,21   18,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    73   FON   29,40   0,00    1,06   19,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    74   FON   32,40   0,00    2,45   31,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    75   FON   32,89   0,00    2,45   31,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    76   FON   30,44   0,00    1,28   21,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    77   FON   30,51   0,00    1,21   21,11    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    78   FON   27,46   0,00    2,45   29,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    79   FON   21,48   0,00    2,45   27,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    80   FON   45,73   0,00    1,13   23,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    81   FON   44,44   0,00    1,66   28,73    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    82   FON   36,93   0,00    3,27   40,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    83   FON   34,59   0,00    1,06   20,83    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    84   FON    9,07   0,00    1,06   13,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    85   FON    9,67   0,00    2,45   21,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    86   FON   11,88   0,00    8,24   56,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    87   FON   15,54   0,00    4,91   39,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    88   FON   23,58   0,00    2,45   28,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    89   FON   18,95   0,00    9,33   71,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    90   FON   30,13   0,00    3,68   40,16    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    91   FON   26,51   0,00    2,62   30,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    92   FON   23,27   0,00    1,97   24,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    93   FON   18,64   0,00    7,30   57,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    94   FON   29,22   0,00    0,56   14,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    95   FON   16,02   0,00    0,57   12,07    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  4    96   FON   14,71   0,00    0,43   10,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    97   FON   19,07   0,00    7,30   58,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    98   FON   29,03   0,00    0,56   14,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  4    99   FON    8,68   0,00    1,00   13,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   100   FON    9,99   0,00    2,45   21,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   101   FON   12,11   0,00    8,32   56,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   102   FON   14,68   0,00    4,91   38,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   103   FON   26,49   0,00    2,45   29,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   104   FON   23,23   0,00    9,17   75,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   105   FON   44,76   0,00    1,06   23,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   106   FON   50,29   0,00    1,35   27,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   107   FON   31,28   0,00    1,06   20,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   108   FON   28,71   0,00    2,45   30,35    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   109   FON   19,86   0,00    2,45   26,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   110   FON   45,41   0,00    1,28   25,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   111   FON   31,89   0,00    1,66   25,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   112   FON   32,34   0,00    3,27   38,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   113   FON   38,99   0,00    0,80   19,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   114   FON   31,34   0,00    3,35   38,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   115   FON   31,84   0,00    1,06   20,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   116   FON   30,54   0,00    2,45   31,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   117   FON   32,51   0,00    2,45   31,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   118   FON   22,28   0,00    1,28   19,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   119   FON   30,78   0,00    1,06   19,93    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   120   FON   32,43   0,00    2,45   31,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   121   FON   33,10   0,00    2,45   32,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   122   FON   30,31   0,00    1,28   21,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   123   FON    3,10   0,00    0,86   10,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   124   FON   11,96   0,00    0,03    3,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   125   FON    7,72   0,00    0,03    3,31    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   126   FON   20,25   0,00    0,03    4,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   127   FON   24,88   0,00    2,37   28,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   128   FON   23,28   0,00    2,78   30,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   129   FON   27,45   0,00    1,81   25,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   130   FON   22,93   0,00    2,78   30,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   131   FON   17,17   0,00    0,03    4,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   132   FON    8,40   0,00    0,03    3,38    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   133   FON   13,73   0,00    0,03    3,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   134   FON    4,18   0,00    1,21   12,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  4   135   FON    4,56   0,00    2,45   18,85    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5     1   FON    8,82   0,00    9,54   58,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     2   FON    8,82   0,00    9,54   58,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     3   FON   13,16   0,00    8,10   55,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     4   FON   12,70   0,00    0,43    8,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     5   FON    0,00   0,00    0,45    6,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     6   FON    0,00   0,00    0,49    6,30    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5     7   FON   12,10   0,00    0,19    6,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     8   FON   11,97   0,00    8,93   58,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  5     9   FON   19,61   0,00    7,95   61,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    10   FON   13,32   0,00    5,97   42,42    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    11   FON   22,24   0,00    0,85   14,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    12   FON   21,74   0,00    1,20   16,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    13   FON   20,87   0,00    1,45   18,25    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    14   FON   23,55   0,00    0,85   14,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    15   FON   12,58   0,00    6,91   47,36    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    16   FON   21,87   0,00    7,59   60,90    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    17   FON   21,31   0,00    7,52   59,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    18   FON   24,81   0,00    2,22   24,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    19   FON   24,26   0,00    0,45   10,97    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    20   FON   25,70   0,00    1,08   16,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    21   FON   25,59   0,00    1,20   17,70    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    22   FON   24,93   0,00    0,32   10,96    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    23   FON   24,07   0,00    2,22   24,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    24   FON   22,64   0,00    8,14   65,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    25   FON   21,23   0,00    7,52   59,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    26   FON   23,92   0,00    2,22   24,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    27   FON   22,14   0,00    1,20   16,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    28   FON    9,91   0,00    1,58   15,43    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    29   FON   14,43   0,00    3,28   27,12    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    30   FON   15,43   0,00    3,28   27,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    31   FON   10,15   0,00    1,58   15,52    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    32   FON   20,75   0,00    1,39   17,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    33   FON   23,93   0,00    2,22   24,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    34   FON   22,29   0,00    8,14   65,30    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    35   FON   19,24   0,00    7,71   59,23    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    36   FON   23,73   0,00    6,28   53,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    37   FON   19,77   0,00    0,85   13,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    38   FON   20,84   0,00    1,32   17,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    39   FON   22,13   0,00    1,08   15,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    40   FON   21,08   0,00    0,74   13,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    41   FON   21,60   0,00    6,35   51,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    42   FON   23,18   0,00    8,08   65,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    43   FON   12,40   0,00    7,71   52,00    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    44   FON   11,13   0,00    0,45    8,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    45   FON   11,79   0,00    8,02   53,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    46   FON    8,97   0,00   10,15   61,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    47   FON    9,15   0,00    0,45    8,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    48   FON    9,64   0,00    0,74   10,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    49   FON    0,00   0,00    0,85    8,07    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    50   FON    8,85   0,00   10,03   60,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    51   FON   13,66   0,00    3,01   25,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    52   FON   13,66   0,00    3,01   25,18    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    53   FON   34,87   0,00    0,29   10,45    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    54   FON   37,53   0,00    0,29   10,75    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    55   FON   11,90   0,00    0,54    9,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    56   FON   16,62   0,00    0,96   13,74    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    57   FON    8,27   0,00    0,36    7,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    58   FON    5,55   0,00    0,74    9,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    59   FON   17,36   0,00    0,02    3,28    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    60   FON   23,02   0,00    0,02    3,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    61   FON   15,88   0,00    0,02    3,19    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5    62   FON   12,69   0,00    1,83   17,94    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    63   FON   23,80   0,00    1,83   21,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    64   FON   23,69   0,00    1,83   21,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    65   FON   12,39   0,00    1,83   17,82    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    66   FON   18,43   0,00    0,02    3,34    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    67   FON   21,23   0,00    0,02    3,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    68   FON   22,79   0,00    0,02    3,58    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    69   FON    2,61   0,00    1,08   10,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    70   FON   17,92   0,00    0,91   13,65    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    71   FON   19,49   0,00    1,96   21,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    72   FON   20,31   0,00    1,96   21,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    73   FON   18,31   0,00    0,69   12,08    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    74   FON   17,73   0,00    0,85   13,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    75   FON   20,75   0,00    1,96   21,68    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    76   FON   21,02   0,00    1,96   21,77    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    77   FON   19,45   0,00    1,02   14,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    78   FON   18,04   0,00    0,96   14,09    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    79   FON   17,89   0,00    1,96   20,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    80   FON    9,90   0,00    1,96   17,53    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    81   FON   44,76   0,00    1,83   27,66    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    82   FON   24,92   0,00    1,32   18,46    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    83   FON   21,34   0,00    2,62   26,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    84   FON   21,08   0,00    0,85   13,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    85   FON    0,00   0,00    1,96   12,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    86   FON   13,32   0,00    5,84   41,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    87   FON    9,20   0,00    3,93   27,57    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    88   FON   13,99   0,00    1,96   19,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    89   FON   11,89   0,00    7,46   49,95    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    90   FON   17,77   0,00    2,95   26,81    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    91   FON   16,30   0,00    2,09   20,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    92   FON   14,68   0,00    1,58   17,13    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    93   FON   10,40   0,00    5,84   39,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    94   FON   16,45   0,00    0,45    9,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    95   FON   10,64   0,00    5,84   39,26    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    96   FON   16,44   0,00    0,45    9,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    97   FON    0,00   0,00    1,96   12,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    98   FON   13,18   0,00    5,84   41,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  5    99   FON    8,92   0,00    3,93   27,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   100   FON   15,71   0,00    1,96   19,86    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   101   FON   14,11   0,00    7,34   51,59    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   102   FON   23,56   0,00    0,85   14,48    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   103   FON   26,81   0,00    1,08   17,05    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   104   FON   19,29   0,00    0,85   13,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   105   FON   18,44   0,00    1,96   20,87    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   106   FON    9,12   0,00    1,96   17,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   107   FON   45,08   0,00    1,90   28,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   108   FON   18,80   0,00    1,32   16,80    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   109   FON   19,30   0,00    2,62   25,41    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   110   FON   23,55   0,00    0,64   12,67    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   111   FON   18,46   0,00    2,68   25,47    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   112   FON   19,53   0,00    0,85   13,60    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   113   FON   19,34   0,00    1,96   21,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   114   FON   20,40   0,00    1,96   21,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   115   FON   17,52   0,00    0,74   12,32    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   116   FON   19,64   0,00    0,85   13,63    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
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     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  5   117   FON   20,82   0,00    1,96   21,71    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   118   FON   21,06   0,00    1,96   21,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   119   FON   19,39   0,00    1,02   14,85    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   120   FON    3,15   0,00    0,69    8,33    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   121   FON   12,97   0,00    0,02    3,01    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   122   FON   11,63   0,00    0,02    2,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   123   FON   17,19   0,00    0,02    3,27    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   124   FON   12,83   0,00    1,90   18,37    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   125   FON   15,98   0,00    2,22   21,56    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   126   FON   19,26   0,00    1,45   17,78    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   127   FON   12,09   0,00    2,22   19,92    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   128   FON   16,78   0,00    0,02    3,24    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   129   FON   13,76   0,00    0,02    3,06    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   130   FON   15,33   0,00    0,02    3,15    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   131   FON    3,76   0,00    0,96    9,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  5   132   FON    8,14   0,00    1,96   16,76    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 GRANDEZZE PER VER. SISMICA 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
     ╔═════╦═════╦════╦══════╦══════╦════════╦═══════╦═══════╦═══════╗ 
     ║Piano║Muro ║Comb║ σver ║ σor  ║    K   ║ T tag ║ T fle ║ T fon ║ 
     ║ n.ro║N.ro ║n.ro║ t/m² ║ t/m² ║ (t/mm) ║  (t)  ║  (t)  ║  (t)  ║ 
     ╠═════╩═════╩════╩══════╩══════╩════════╩═══════╩═══════╩═══════╣ 
     ║  6     1   FON    8,56   0,00    8,30   32,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     2   FON   12,28   0,00    2,88   13,79    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     3   FON    2,11   0,00    4,82   16,20    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     4   FON   13,80   0,00    6,25   27,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     5   FON   11,43   0,00    2,88   13,55    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     6   FON   10,81   0,00    8,94   36,39    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     7   FON    8,54   0,00    8,30   32,19    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     8   FON   12,04   0,00    2,88   13,72    0,00   0,00  ║ 
     ║  6     9   FON   11,72   0,00    2,88   13,63    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    10   FON   10,37   0,00    8,94   36,04    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    11   FON    2,10   0,00    5,15   17,17    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    12   FON    7,05   0,00    6,19   23,54    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    13   FON   10,01   0,00    8,87   35,50    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    14   FON   19,25   0,00    2,47   13,89    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    15   FON   19,62   0,00    2,47   13,98    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    16   FON   50,64   0,00    1,49   13,91    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    17   FON    5,85   0,00    2,88   11,84    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    18   FON    6,62   0,00    2,05    9,40    0,00   0,00  ║ 
     ║  6    19   FON   14,43   0,00    2,19   11,72    0,00   0,00  ║ 
     ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1     1   1      3,39    83,52  0,71    4,04    99,63   0,71    4,85   117,03   0,68  ║ 
║  2    1     2   1      3,39    83,52  0,71    4,04    99,63   0,71    4,85   117,03   0,68  ║ 
║  2    1     3   1      3,29    69,55  0,64    3,93    83,18   0,64    4,81   101,57   0,63  ║ 
║  2    1     4   1      3,29    14,15  0,49    3,93    16,92   0,49    4,81    20,66   0,48  ║ 
║  2    1     5   1      3,29     8,08  0,41    3,93     9,66   0,41    4,81    11,80   0,40  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1     6   1      3,29     7,97  0,42    3,93     9,54   0,42    4,81    11,65   0,41  ║ 
║  2    1     7   1      3,29    10,12  0,41    3,93    12,11   0,41    4,81    14,78   0,40  ║ 
║  2    1     8   1      3,29    76,24  0,68    3,93    91,17   0,68    4,81   111,33   0,66  ║ 
║  2    1     9   1      3,23    67,08  0,57    3,87    80,35   0,56    4,78    99,23   0,56  ║ 
║  2    1    10   1      3,23    51,55  0,59    3,87    61,75   0,58    4,78    76,26   0,58  ║ 
║  2    1    11   1      3,23    11,00  0,39    3,87    13,17   0,39    4,78    16,27   0,38  ║ 
║  2    1    12   1      3,23    27,73  0,73    3,87    33,22   0,73    4,78    38,14   0,72  ║ 
║  2    1    13   1      3,23    27,73  0,73    3,87    33,22   0,73    4,78    38,06   0,72  ║ 
║  2    1    14   1      3,23    11,00  0,37    3,87    13,17   0,37    4,78    16,27   0,37  ║ 
║  2    1    15   1      3,23    13,13  0,41    3,87    15,73   0,41    4,78    19,43   0,40  ║ 
║  2    1    16   1      3,23   102,15  0,74    3,87   122,35   0,74    4,78   137,37   0,73  ║ 
║  2    1    17   1      3,19    63,00  0,57    3,83    75,53   0,57    4,76    93,89   0,56  ║ 
║  2    1    18   1      3,19    22,36  0,49    3,83    26,80   0,49    4,76    33,32   0,49  ║ 
║  2    1    19   1      3,19     6,72  0,29    3,83     8,05   0,29    4,76    10,01   0,29  ║ 
║  2    1    20   1      3,19     9,17  0,35    3,83    10,99   0,35    4,76    13,66   0,35  ║ 
║  2    1    21   1      3,19     9,91  0,36    3,83    11,88   0,36    4,76    14,77   0,36  ║ 
║  2    1    22   1      3,19     4,29  0,22    3,83     5,14   0,22    4,76     6,39   0,22  ║ 
║  2    1    23   1      3,19    22,36  0,50    3,83    26,80   0,50    4,76    33,32   0,50  ║ 
║  2    1    24   1      3,19    67,78  0,57    3,83    81,26   0,57    4,76   101,01   0,56  ║ 
║  2    1    25   1      3,16    62,40  0,56    3,80    74,88   0,56    4,74    93,60   0,56  ║ 
║  2    1    26   1      3,16    22,14  0,50    3,80    26,57   0,50    4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    1    27   1      3,16    13,91  0,37    3,80    16,69   0,37    4,74    20,86   0,37  ║ 
║  2    1    28   1      3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    1    29   1      3,16    30,15  0,51    3,80    36,17   0,51    4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    1    30   1      3,16    30,15  0,51    3,80    36,17   0,51    4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    1    31   1      3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    1    32   1      3,16    15,47  0,39    3,80    18,57   0,39    4,74    23,21   0,39  ║ 
║  2    1    33   1      3,16    22,14  0,50    3,80    26,57   0,50    4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    1    34   1      3,16    67,13  0,56    3,80    80,56   0,56    4,74   100,70   0,56  ║ 
║  2    1    35   1      3,13    92,91  0,72    3,76   111,60   0,72    4,73   129,33   0,72  ║ 
║  2    1    36   1      3,13     9,62  0,32    3,76    11,56   0,32    4,73    14,54   0,32  ║ 
║  2    1    37   1      3,13    10,65  0,40    3,76    12,80   0,41    4,73    16,10   0,41  ║ 
║  2    1    38   1      3,13     8,59  0,43    3,76    10,32   0,44    4,73    12,99   0,44  ║ 
║  2    1    39   1      3,13    10,65  0,48    3,76    12,80   0,48    4,73    16,10   0,49  ║ 
║  2    1    40   1      3,13     9,62  0,37    3,76    11,56   0,37    4,73    14,54   0,38  ║ 
║  2    1    41   1      3,13    13,75  0,39    3,76    16,52   0,39    4,73    20,79   0,39  ║ 
║  2    1    42   1      3,13    96,16  0,71    3,76   115,50   0,71    4,73   135,94   0,71  ║ 
║  2    1    43   1      3,06    91,07  0,82    3,69   109,59   0,83    4,70   110,45   0,84  ║ 
║  2    1    44   1      3,06     6,45  0,69    3,69     7,76   0,70    4,70     9,29   0,71  ║ 
║  2    1    45   1      3,06    94,25  0,74    3,69   113,42   0,74    4,70   127,44   0,76  ║ 
║  2    1    46   1      2,97    77,62  0,62    3,58    93,68   0,63    4,65   121,61   0,65  ║ 
║  2    1    47   1      2,97     6,24  0,37    3,58     7,54   0,37    4,65     9,78   0,38  ║ 
║  2    1    48   1      2,97     9,13  0,37    3,58    11,02   0,37    4,65    14,31   0,38  ║ 
║  2    1    49   1      2,97    14,03  0,39    3,58    16,94   0,40    4,65    21,99   0,41  ║ 
║  2    1    50   1      2,97     2,77  0,45    3,58     3,34   0,45    4,65     4,33   0,47  ║ 
║  2    1    51   1      2,97    21,26  0,61    3,58    25,66   0,61    4,65    33,31   0,64  ║ 
║  2    1    52   1      2,97     1,13  0,17    3,58     1,36   0,17    4,65     1,77   0,18  ║ 
║  2    1    53   1      2,97     6,14  0,73    3,58     7,42   0,73    4,65     8,43   0,76  ║ 
║  2    1    54   1      2,89     8,65  0,85    3,50    10,20   0,86    4,61    10,20   0,90  ║ 
║  2    1    55   1      2,89     2,53  0,31    3,50     3,06   0,31    4,61     4,04   0,33  ║ 
║  2    1    56   1      2,84    20,52  0,92    3,44    22,27   0,93    4,59    22,27   0,99  ║ 
║  2    1    57   1      2,84     8,92  0,79    3,44    10,82   0,80    4,59    11,25   0,85  ║ 
║  2    1    58   1      2,84    11,90  0,83    3,44    14,28   0,84    4,59    14,28   0,90  ║ 
║  2    1    59   1      2,84    20,12  0,85    3,44    23,74   0,86    4,59    23,74   0,91  ║ 
║  2    1    60   1      2,79     3,18  0,61    3,38     3,86   0,62    4,56     5,19   0,67  ║ 
║  2    1    61   1      2,79     4,47  0,65    3,38     5,43   0,65    4,56     6,93   0,70  ║ 
║  2    1    62   1      2,79    30,39  0,88    3,38    34,63   0,89    4,56    34,63   0,96  ║ 
║  2    1    63   1      2,79     5,33  0,68    3,38     6,48   0,69    4,56     7,79   0,75  ║ 
║  2    1    64   1      2,79     4,25  0,65    3,38     5,16   0,66    4,56     6,50   0,71  ║ 
║  2    1    65   1     -0,19     0,60  0,03   -0,21     0,65   0,03   -0,09     0,29   0,01  ║ 
║  2    1    66   1     -0,19     0,03  0,01   -0,21     0,04   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    67   1     -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    68   1     -0,19     0,03  0,01   -0,21     0,04   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    69   1     -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    70   1     -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    71   1     -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    72   1     -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    73   1     -0,19     0,03  0,01   -0,21     0,04   0,00   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    74   1     -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    75   1     -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    76   1     -0,19     0,79  0,04   -0,21     0,86   0,03   -0,09     0,38   0,01  ║ 
║  2    1    77   1     -0,18     0,65  0,02   -0,20     0,71   0,02   -0,09     0,31   0,01  ║ 
║  2    1    78   1     -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    79   1     -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    80   1     -0,18     0,68  0,03   -0,20     0,75   0,02   -0,09     0,33   0,01  ║ 
║  2    1    81   1     -0,18     0,62  0,02   -0,20     0,68   0,02   -0,09     0,30   0,01  ║ 
║  2    1    82   1     -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    83   1     -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,03   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    84   1     -0,18     0,71  0,03   -0,20     0,78   0,02   -0,09     0,34   0,01  ║ 
║  2    1    85   1     -0,12     0,46  0,02   -0,14     0,51   0,02   -0,06     0,22   0,01  ║ 
║  2    1    86   1     -0,12     0,79  0,02   -0,14     0,86   0,02   -0,06     0,38   0,01  ║ 
║  2    1    87   1     -0,12     0,79  0,02   -0,14     0,86   0,02   -0,06     0,38   0,01  ║ 
║  2    1    88   1     -0,12     0,44  0,02   -0,14     0,48   0,01   -0,06     0,21   0,00  ║ 
║  2    1    89   1     -0,12     0,59  0,02   -0,14     0,64   0,01   -0,06     0,28   0,00  ║ 
║  2    1    90   1     -0,12     0,99  0,02   -0,14     1,08   0,02   -0,06     0,48   0,01  ║ 
║  2    1    91   1     -0,12     2,14  0,03   -0,14     2,35   0,03   -0,06     1,04   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1    92   1     -0,10     0,32  0,02   -0,10     0,35   0,01   -0,05     0,16   0,01  ║ 
║  2    1    93   1     -0,10     0,60  0,02   -0,10     0,66   0,02   -0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    1    94   1     -0,10     1,66  0,02   -0,10     1,82   0,02   -0,05     0,81   0,01  ║ 
║  2    1    95   1     -0,10     1,66  0,02   -0,10     1,82   0,02   -0,05     0,81   0,01  ║ 
║  2    1    96   1     -0,10     0,60  0,02   -0,10     0,66   0,01   -0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    1    97   1     -0,10     0,54  0,02   -0,10     0,59   0,01   -0,05     0,26   0,00  ║ 
║  2    1    98   1     -0,10     0,70  0,02   -0,10     0,76   0,02   -0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    1    99   1     -0,10     0,64  0,02   -0,10     0,70   0,01   -0,05     0,31   0,01  ║ 
║  2    1   100   1     -0,10     0,51  0,02   -0,10     0,56   0,01   -0,05     0,25   0,01  ║ 
║  2    1   101   1     -0,04     0,65  0,01   -0,05     0,71   0,01   -0,02     0,32   0,00  ║ 
║  2    1   102   1     -0,04     0,89  0,01   -0,05     0,97   0,01   -0,02     0,44   0,00  ║ 
║  2    1   103   1      2,81     5,98  0,31    3,38     7,19   0,32    4,28     9,12   0,32  ║ 
║  2    1   104   1      2,74     4,69  0,30    3,30     5,64   0,30    4,17     7,13   0,30  ║ 
║  2    1   105   1      0,01     0,15  0,00    0,01     0,16   0,00    0,00     0,06   0,00  ║ 
║  2    1   106   1      0,01     0,20  0,00    0,01     0,22   0,00    0,00     0,08   0,00  ║ 
║  2    1   107   1      0,06     0,21  0,01    0,07     0,23   0,01    0,03     0,10   0,00  ║ 
║  2    1   108   1      0,06     0,41  0,02    0,07     0,45   0,01    0,03     0,19   0,00  ║ 
║  2    1   109   1      0,06     1,14  0,01    0,07     1,24   0,01    0,03     0,54   0,00  ║ 
║  2    1   110   1      0,06     1,13  0,02    0,07     1,23   0,01    0,03     0,53   0,01  ║ 
║  2    1   111   1      0,06     0,41  0,01    0,07     0,45   0,01    0,03     0,19   0,00  ║ 
║  2    1   112   1      0,06     0,35  0,01    0,07     0,38   0,01    0,03     0,16   0,00  ║ 
║  2    1   113   1      0,06     2,32  0,02    0,07     2,53   0,02    0,03     1,09   0,01  ║ 
║  2    1   114   1      0,06     0,24  0,01    0,07     0,26   0,01    0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2    1   115   1      0,06     0,01  0,00    0,07     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   116   1      0,03     0,01  0,00    0,03     0,01   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  2    1   117   1      0,03     0,49  0,01    0,03     0,54   0,01    0,01     0,23   0,00  ║ 
║  2    1   118   1      0,09     0,31  0,01    0,10     0,34   0,01    0,04     0,15   0,00  ║ 
║  2    1   119   1      0,09     0,59  0,01    0,10     0,64   0,01    0,04     0,28   0,00  ║ 
║  2    1   120   1      0,09     0,59  0,02    0,10     0,64   0,01    0,04     0,28   0,00  ║ 
║  2    1   121   1      0,09     0,36  0,01    0,10     0,39   0,01    0,04     0,17   0,00  ║ 
║  2    1   122   1      0,09     0,44  0,01    0,10     0,48   0,01    0,04     0,21   0,00  ║ 
║  2    1   123   1      0,09     0,74  0,01    0,10     0,80   0,01    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  2    1   124   1      0,09     0,74  0,02    0,10     0,80   0,01    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  2    1   125   1      0,09     0,39  0,01    0,10     0,43   0,01    0,04     0,19   0,00  ║ 
║  2    1   126   1      0,15     0,51  0,02    0,17     0,56   0,02    0,07     0,24   0,01  ║ 
║  2    1   127   1      0,15     0,96  0,02    0,17     1,05   0,02    0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    1   128   1      0,15     0,96  0,02    0,17     1,05   0,02    0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    1   129   1      0,15     0,59  0,02    0,17     0,64   0,02    0,07     0,28   0,01  ║ 
║  2    1   130   1      0,15     0,51  0,02    0,17     0,56   0,02    0,07     0,24   0,01  ║ 
║  2    1   131   1      0,15     0,96  0,02    0,17     1,05   0,02    0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    1   132   1      0,15     0,96  0,02    0,17     1,05   0,02    0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    1   133   1      0,15     0,59  0,02    0,17     0,64   0,02    0,07     0,28   0,01  ║ 
║  2    1   134   1      0,17     0,48  0,03    0,18     0,53   0,03    0,08     0,23   0,01  ║ 
║  2    1   135   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   136   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   137   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   138   1      0,17     1,02  0,02    0,18     1,12   0,02    0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    1   139   1      0,17     1,16  0,03    0,18     1,26   0,03    0,08     0,55   0,01  ║ 
║  2    1   140   1      0,17     0,84  0,03    0,18     0,91   0,02    0,08     0,40   0,01  ║ 
║  2    1   141   1      0,17     1,16  0,03    0,18     1,26   0,02    0,08     0,55   0,01  ║ 
║  2    1   142   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   143   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   144   1      0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   145   1      0,17     0,62  0,03    0,18     0,68   0,02    0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    1   146   1      0,14     0,62  0,04    0,15     0,68   0,04    0,07     0,30   0,01  ║ 
║  2    1   147   1      0,14     0,35  0,04    0,15     0,38   0,03    0,07     0,17   0,01  ║ 
║  2    1   148   1      0,14     0,45  0,04    0,15     0,49   0,04    0,07     0,21   0,01  ║ 
║  2    1   149   1      0,14     0,18  0,03    0,15     0,19   0,03    0,07     0,08   0,01  ║ 
║  2    1   150   1      0,19     0,79  0,06    0,20     0,87   0,05    0,09     0,38   0,02  ║ 
║  2    1   151   1      0,19     1,54  0,06    0,20     1,69   0,05    0,09     0,74   0,02  ║ 
║  2    1   152   1      0,19     0,31  0,04    0,20     0,34   0,04    0,09     0,15   0,01  ║ 
║  2    1   153   1      0,19     0,90  0,06    0,20     0,99   0,05    0,09     0,43   0,02  ║ 
║  2    1   154   1      0,19     0,40  0,05    0,20     0,44   0,04    0,09     0,19   0,02  ║ 
║  2    1   155   1      3,23    79,56  0,68    3,74    92,13   0,66    4,26   105,14   0,60  ║ 
║  2    2     2   1      3,23    79,56  0,68    3,74    92,13   0,66    4,26   105,14   0,60  ║ 
║  2    2     3   1      3,20    67,62  0,63    3,73    78,83   0,61    4,33    91,45   0,56  ║ 
║  2    2     4   1      3,20    13,75  0,48    3,73    16,03   0,46    4,33    18,60   0,43  ║ 
║  2    2     5   1      3,20     7,86  0,40    3,73     9,16   0,39    4,33    10,62   0,36  ║ 
║  2    2     6   1      3,20     7,75  0,41    3,73     9,04   0,40    4,33    10,49   0,37  ║ 
║  2    2     7   1      3,20     9,84  0,40    3,73    11,47   0,38    4,33    13,31   0,36  ║ 
║  2    2     8   1      3,20    74,12  0,66    3,73    86,40   0,64    4,33   100,23   0,60  ║ 
║  2    2     9   1      3,18    66,10  0,56    3,72    77,39   0,54    4,37    90,73   0,51  ║ 
║  2    2    10   1      3,18    50,80  0,58    3,72    59,48   0,56    4,37    69,73   0,53  ║ 
║  2    2    11   1      3,18    10,84  0,38    3,72    12,69   0,37    4,37    14,87   0,35  ║ 
║  2    2    12   1      3,18    27,33  0,72    3,72    32,00   0,70    4,37    37,51   0,66  ║ 
║  2    2    13   1      3,18    27,33  0,72    3,72    32,00   0,70    4,37    37,51   0,66  ║ 
║  2    2    14   1      3,18    10,84  0,37    3,72    12,69   0,36    4,37    14,87   0,34  ║ 
║  2    2    15   1      3,18    12,94  0,40    3,72    15,15   0,39    4,37    17,76   0,37  ║ 
║  2    2    16   1      3,18   100,66  0,73    3,72   117,84   0,71    4,37   137,37   0,67  ║ 
║  2    2    17   1      3,17    62,57  0,56    3,72    73,44   0,55    4,39    86,61   0,52  ║ 
║  2    2    18   1      3,17    22,20  0,49    3,72    26,06   0,48    4,39    30,74   0,45  ║ 
║  2    2    19   1      3,17     6,67  0,29    3,72     7,83   0,28    4,39     9,23   0,27  ║ 
║  2    2    20   1      3,17     9,11  0,35    3,72    10,69   0,34    4,39    12,61   0,32  ║ 
║  2    2    21   1      3,17     9,84  0,36    3,72    11,56   0,35    4,39    13,63   0,33  ║ 
║  2    2    22   1      3,17     4,26  0,22    3,72     5,00   0,21    4,39     5,89   0,20  ║ 
║  2    2    23   1      3,17    22,20  0,50    3,72    26,06   0,49    4,39    30,74   0,46  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2    24   1      3,17    67,32  0,56    3,72    79,01   0,55    4,39    93,18   0,52  ║ 
║  2    2    25   1      3,16    62,40  0,56    3,72    73,39   0,55    4,41    87,00   0,52  ║ 
║  2    2    26   1      3,16    22,14  0,50    3,72    26,05   0,49    4,41    30,87   0,47  ║ 
║  2    2    27   1      3,16    13,91  0,37    3,72    16,36   0,36    4,41    19,39   0,34  ║ 
║  2    2    28   1      3,16    17,03  1,00    3,72    17,03   0,98    4,41    17,03   0,93  ║ 
║  2    2    29   1      3,16    30,15  0,51    3,72    35,46   0,50    4,41    42,03   0,48  ║ 
║  2    2    30   1      3,16    30,15  0,51    3,72    35,46   0,50    4,41    42,03   0,47  ║ 
║  2    2    31   1      3,16    17,03  1,00    3,72    17,03   0,98    4,41    17,03   0,93  ║ 
║  2    2    32   1      3,16    15,47  0,39    3,72    18,20   0,38    4,41    21,57   0,36  ║ 
║  2    2    33   1      3,16    22,14  0,50    3,72    26,05   0,49    4,41    30,87   0,46  ║ 
║  2    2    34   1      3,16    67,13  0,56    3,72    78,96   0,55    4,41    93,60   0,52  ║ 
║  2    2    35   1      3,15    93,67  0,72    3,72   110,44   0,71    4,43   129,33   0,68  ║ 
║  2    2    36   1      3,15     9,70  0,32    3,72    11,44   0,32    4,43    13,64   0,30  ║ 
║  2    2    37   1      3,15    10,74  0,41    3,72    12,66   0,40    4,43    15,10   0,38  ║ 
║  2    2    38   1      3,15     8,66  0,44    3,72    10,22   0,43    4,43    12,18   0,41  ║ 
║  2    2    39   1      3,15    10,74  0,49    3,72    12,66   0,48    4,43    15,10   0,45  ║ 
║  2    2    40   1      3,15     9,70  0,38    3,72    11,44   0,37    4,43    13,64   0,35  ║ 
║  2    2    41   1      3,15    13,87  0,39    3,72    16,35   0,39    4,43    19,49   0,37  ║ 
║  2    2    42   1      3,15    96,94  0,71    3,72   114,30   0,70    4,43   135,94   0,67  ║ 
║  2    2    43   1      3,13    93,14  0,84    3,71   110,31   0,83    4,47   110,45   0,80  ║ 
║  2    2    44   1      3,13     6,59  0,71    3,71     7,81   0,70    4,47     9,29   0,68  ║ 
║  2    2    45   1      3,13    96,40  0,76    3,71   114,16   0,75    4,47   127,44   0,72  ║ 
║  2    2    46   1      3,11    81,25  0,65    3,71    96,89   0,65    4,54   118,59   0,64  ║ 
║  2    2    47   1      3,11     6,54  0,39    3,71     7,79   0,38    4,54     9,54   0,38  ║ 
║  2    2    48   1      3,11     9,56  0,39    3,71    11,40   0,38    4,54    13,95   0,37  ║ 
║  2    2    49   1      3,11    14,69  0,41    3,71    17,52   0,41    4,54    21,44   0,40  ║ 
║  2    2    50   1      3,11     2,90  0,47    3,71     3,45   0,46    4,54     4,23   0,46  ║ 
║  2    2    51   1      3,11    22,25  0,64    3,71    26,54   0,63    4,54    32,48   0,62  ║ 
║  2    2    52   1      3,11     1,18  0,18    3,71     1,41   0,18    4,54     1,72   0,18  ║ 
║  2    2    53   1      3,11     6,43  0,76    3,71     7,67   0,76    4,54     8,43   0,74  ║ 
║  2    2    54   1      3,09     9,23  0,91    3,70    10,20   0,90    4,59    10,20   0,90  ║ 
║  2    2    55   1      3,09     2,70  0,33    3,70     3,24   0,33    4,59     4,02   0,32  ║ 
║  2    2    56   1      3,07    22,20  1,00    3,70    22,27   1,00    4,62    22,27   1,00  ║ 
║  2    2    57   1      3,07     9,65  0,86    3,70    11,25   0,86    4,62    11,25   0,86  ║ 
║  2    2    58   1      3,07    12,87  0,90    3,70    14,28   0,90    4,62    14,28   0,90  ║ 
║  2    2    59   1      3,07    21,76  0,92    3,70    23,74   0,92    4,62    23,74   0,92  ║ 
║  2    2    60   1      3,06     3,49  0,67    3,69     4,21   0,68    4,65     5,19   0,68  ║ 
║  2    2    61   1      3,06     4,90  0,71    3,69     5,92   0,71    4,65     6,93   0,72  ║ 
║  2    2    62   1      3,06    33,32  0,96    3,69    34,63   0,97    4,65    34,63   0,98  ║ 
║  2    2    63   1      3,06     5,85  0,75    3,69     7,07   0,76    4,65     7,79   0,76  ║ 
║  2    2    64   1      3,06     4,66  0,72    3,69     5,63   0,72    4,65     6,50   0,73  ║ 
║  2    2    65   1      1,97     6,06  0,34    2,34     7,21   0,33    2,85     8,75   0,32  ║ 
║  2    2    66   1      1,97     0,33  0,11    2,34     0,39   0,10    2,85     0,47   0,10  ║ 
║  2    2    67   1      1,97     0,33  0,04    2,34     0,39   0,04    2,85     0,47   0,04  ║ 
║  2    2    68   1      1,97     0,33  0,11    2,34     0,39   0,10    2,85     0,47   0,10  ║ 
║  2    2    69   1      1,97    11,88  0,32    2,34    14,15   0,32    2,85    17,17   0,31  ║ 
║  2    2    70   1      1,97    11,88  0,31    2,34    14,15   0,31    2,85    17,17   0,30  ║ 
║  2    2    71   1      1,97    11,88  0,31    2,34    14,15   0,31    2,85    17,17   0,30  ║ 
║  2    2    72   1      1,97    11,88  0,33    2,34    14,15   0,33    2,85    17,17   0,32  ║ 
║  2    2    73   1      1,97     0,33  0,05    2,34     0,39   0,05    2,85     0,47   0,05  ║ 
║  2    2    74   1      1,97     0,33  0,05    2,34     0,39   0,05    2,85     0,47   0,05  ║ 
║  2    2    75   1      1,97     0,33  0,05    2,34     0,39   0,05    2,85     0,47   0,04  ║ 
║  2    2    76   1      1,97     8,01  0,36    2,34     9,54   0,36    2,85    11,57   0,35  ║ 
║  2    2    77   1      1,97     7,04  0,26    2,35     8,38   0,26    2,84    10,14   0,25  ║ 
║  2    2    78   1      1,97    12,54  0,31    2,35    14,92   0,30    2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    2    79   1      1,97    12,54  0,30    2,35    14,92   0,30    2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    2    80   1      1,97     7,37  0,28    2,35     8,77   0,28    2,84    10,61   0,27  ║ 
║  2    2    81   1      1,97     6,72  0,26    2,35     7,99   0,26    2,84     9,67   0,25  ║ 
║  2    2    82   1      1,97    12,54  0,31    2,35    14,92   0,30    2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    2    83   1      1,97    12,54  0,30    2,35    14,92   0,30    2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    2    84   1      1,97     7,69  0,28    2,35     9,15   0,27    2,84    11,07   0,27  ║ 
║  2    2    85   1      1,99     7,43  0,27    2,35     8,78   0,26    2,80    10,46   0,25  ║ 
║  2    2    86   1      1,99    12,64  0,32    2,35    14,94   0,32    2,80    17,80   0,30  ║ 
║  2    2    87   1      1,99    12,64  0,32    2,35    14,94   0,32    2,80    17,80   0,30  ║ 
║  2    2    88   1      1,99     7,10  0,24    2,35     8,39   0,24    2,80    10,00   0,23  ║ 
║  2    2    89   1      1,99     9,40  0,24    2,35    11,11   0,24    2,80    13,24   0,23  ║ 
║  2    2    90   1      1,99    15,82  0,30    2,35    18,70   0,30    2,80    22,28   0,28  ║ 
║  2    2    91   1      1,99    34,45  0,45    2,35    40,72   0,44    2,80    48,51   0,42  ║ 
║  2    2    92   1      2,00     6,80  0,33    2,35     8,01   0,32    2,78     9,47   0,31  ║ 
║  2    2    93   1      2,00    12,69  0,39    2,35    14,96   0,38    2,78    17,68   0,36  ║ 
║  2    2    94   1      2,00    34,89  0,43    2,35    41,11   0,42    2,78    48,60   0,40  ║ 
║  2    2    95   1      2,00    34,89  0,49    2,35    41,11   0,49    2,78    48,60   0,46  ║ 
║  2    2    96   1      2,00    12,69  0,33    2,35    14,96   0,32    2,78    17,68   0,30  ║ 
║  2    2    97   1      2,00    11,40  0,32    2,35    13,43   0,31    2,78    15,88   0,29  ║ 
║  2    2    98   1      2,00    14,62  0,35    2,35    17,22   0,34    2,78    20,36   0,32  ║ 
║  2    2    99   1      2,00    13,34  0,32    2,35    15,71   0,32    2,78    18,58   0,30  ║ 
║  2    2   100   1      2,00    10,75  0,33    2,35    12,66   0,32    2,78    14,97   0,31  ║ 
║  2    2   101   1      2,01    31,52  0,40    2,36    36,91   0,39    2,75    43,02   0,36  ║ 
║  2    2   102   1      2,01    43,01  0,51    2,36    50,37   0,50    2,75    58,71   0,46  ║ 
║  2    2   103   1      3,70     7,87  0,41    4,36     9,28   0,41    5,19    11,05   0,39  ║ 
║  2    2   104   1      1,84     3,15  0,20    2,19     3,74   0,20    2,67     4,57   0,19  ║ 
║  2    2   105   1      2,03    31,74  0,40    2,36    36,97   0,39    2,71    42,50   0,36  ║ 
║  2    2   106   1      2,03    43,32  0,51    2,36    50,45   0,49    2,71    58,00   0,45  ║ 
║  2    2   107   1      2,04     6,62  0,34    2,36     7,66   0,33    2,68     8,68   0,30  ║ 
║  2    2   108   1      2,04    12,98  0,50    2,36    15,03   0,48    2,68    17,02   0,44  ║ 
║  2    2   109   1      2,04    36,00  0,44    2,36    41,67   0,42    2,68    47,19   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2   110   1      2,04    35,69  0,51    2,36    41,31   0,49    2,68    46,79   0,44  ║ 
║  2    2   111   1      2,04    12,98  0,33    2,36    15,03   0,31    2,68    17,02   0,28  ║ 
║  2    2   112   1      2,04    10,99  0,32    2,36    12,73   0,31    2,68    14,41   0,28  ║ 
║  2    2   113   1      2,04    73,38  0,63    2,36    84,94   0,60    2,68    96,20   0,55  ║ 
║  2    2   114   1      2,04     7,63  0,46    2,36     8,83   0,44    2,68    10,01   0,40  ║ 
║  2    2   115   1      2,04     0,34  0,08    2,36     0,39   0,07    2,68     0,44   0,07  ║ 
║  2    2   116   1      2,03     0,37  0,22    2,36     0,43   0,21    2,70     0,49   0,19  ║ 
║  2    2   117   1      2,03    34,22  0,65    2,36    39,76   0,63    2,70    45,47   0,58  ║ 
║  2    2   118   1      2,05     6,98  0,27    2,37     8,06   0,26    2,66     9,06   0,23  ║ 
║  2    2   119   1      2,05    13,03  0,33    2,37    15,04   0,31    2,66    16,91   0,28  ║ 
║  2    2   120   1      2,05    13,03  0,34    2,37    15,04   0,33    2,66    16,91   0,30  ║ 
║  2    2   121   1      2,05     8,00  0,26    2,37     9,23   0,25    2,66    10,38   0,22  ║ 
║  2    2   122   1      2,05     9,69  0,29    2,37    11,19   0,28    2,66    12,57   0,25  ║ 
║  2    2   123   1      2,05    16,31  0,33    2,37    18,83   0,32    2,66    21,16   0,29  ║ 
║  2    2   124   1      2,05    16,31  0,35    2,37    18,83   0,33    2,66    21,16   0,30  ║ 
║  2    2   125   1      2,05     8,68  0,32    2,37    10,02   0,31    2,66    11,26   0,27  ║ 
║  2    2   126   1      2,07     7,04  0,27    2,37     8,07   0,26    2,62     8,93   0,23  ║ 
║  2    2   127   1      2,07    13,14  0,32    2,37    15,07   0,31    2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    2   128   1      2,07    13,14  0,32    2,37    15,07   0,30    2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    2   129   1      2,07     8,06  0,30    2,37     9,25   0,29    2,62    10,23   0,25  ║ 
║  2    2   130   1      2,07     7,04  0,27    2,37     8,07   0,26    2,62     8,93   0,23  ║ 
║  2    2   131   1      2,07    13,14  0,32    2,37    15,07   0,31    2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    2   132   1      2,07    13,14  0,31    2,37    15,07   0,30    2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    2   133   1      2,07     8,06  0,24    2,37     9,25   0,23    2,62    10,23   0,21  ║ 
║  2    2   134   1      2,07     6,03  0,38    2,37     6,91   0,36    2,61     7,61   0,32  ║ 
║  2    2   135   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   136   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   137   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   138   1      2,07    12,83  0,31    2,37    14,69   0,30    2,61    16,18   0,26  ║ 
║  2    2   139   1      2,07    14,50  0,36    2,37    16,60   0,35    2,61    18,29   0,30  ║ 
║  2    2   140   1      2,07    10,47  0,32    2,37    11,99   0,30    2,61    13,21   0,27  ║ 
║  2    2   141   1      2,07    14,50  0,34    2,37    16,60   0,32    2,61    18,29   0,28  ║ 
║  2    2   142   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   143   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   144   1      2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    2   145   1      2,07     7,74  0,32    2,37     8,86   0,30    2,61     9,76   0,27  ║ 
║  2    2   146   1      2,06     9,40  0,59    2,37    10,80   0,56    2,63    11,99   0,50  ║ 
║  2    2   147   1      2,06     5,23  0,55    2,37     6,00   0,53    2,63     6,66   0,47  ║ 
║  2    2   148   1      2,06     6,80  0,58    2,37     7,81   0,56    2,63     8,67   0,49  ║ 
║  2    2   149   1      2,06     2,67  0,44    2,37     3,06   0,42    2,63     3,40   0,37  ║ 
║  2    2   150   1      2,08     8,86  0,63    2,37    10,12   0,60    2,60    11,08   0,53  ║ 
║  2    2   151   1      2,08    17,23  0,65    2,37    19,68   0,62    2,60    21,55   0,54  ║ 
║  2    2   152   1      2,08     3,49  0,49    2,37     3,99   0,47    2,60     4,37   0,41  ║ 
║  2    2   153   1      2,08    10,08  0,62    2,37    11,51   0,59    2,60    12,61   0,52  ║ 
║  2    2   154   1      2,08     4,46  0,54    2,37     5,10   0,52    2,60     5,58   0,45  ║ 
║  2    2   155   1      1,51    37,24  0,32    1,81    44,74   0,32    2,21    54,55   0,31  ║ 
║  2    3     2   1      1,51    37,24  0,32    1,81    44,74   0,32    2,21    54,55   0,31  ║ 
║  2    3     3   1      1,56    32,99  0,31    1,86    39,29   0,30    2,23    47,24   0,29  ║ 
║  2    3     4   1      1,56     6,71  0,23    1,86     7,99   0,23    2,23     9,61   0,22  ║ 
║  2    3     5   1      1,56     3,83  0,20    1,86     4,56   0,19    2,23     5,49   0,19  ║ 
║  2    3     6   1      1,56     3,78  0,20    1,86     4,50   0,20    2,23     5,42   0,19  ║ 
║  2    3     7   1      1,56     4,80  0,19    1,86     5,72   0,19    2,23     6,88   0,18  ║ 
║  2    3     8   1      1,56    36,16  0,32    1,86    43,07   0,32    2,23    51,78   0,31  ║ 
║  2    3     9   1      1,59    33,11  0,28    1,89    39,22   0,28    2,25    46,74   0,26  ║ 
║  2    3    10   1      1,59    25,45  0,29    1,89    30,14   0,29    2,25    35,92   0,27  ║ 
║  2    3    11   1      1,59     5,43  0,19    1,89     6,43   0,19    2,25     7,66   0,18  ║ 
║  2    3    12   1      1,59    13,69  0,36    1,89    16,21   0,35    2,25    19,32   0,34  ║ 
║  2    3    13   1      1,59    13,69  0,36    1,89    16,21   0,35    2,25    19,32   0,34  ║ 
║  2    3    14   1      1,59     5,43  0,18    1,89     6,43   0,18    2,25     7,66   0,17  ║ 
║  2    3    15   1      1,59     6,48  0,20    1,89     7,68   0,20    2,25     9,15   0,19  ║ 
║  2    3    16   1      1,59    50,42  0,37    1,89    59,72   0,36    2,25    71,16   0,35  ║ 
║  2    3    17   1      1,61    31,81  0,29    1,90    37,56   0,28    2,26    44,54   0,27  ║ 
║  2    3    18   1      1,61    11,29  0,25    1,90    13,33   0,24    2,26    15,81   0,23  ║ 
║  2    3    19   1      1,61     3,39  0,15    1,90     4,00   0,14    2,26     4,75   0,14  ║ 
║  2    3    20   1      1,61     4,63  0,18    1,90     5,47   0,17    2,26     6,48   0,17  ║ 
║  2    3    21   1      1,61     5,01  0,18    1,90     5,91   0,18    2,26     7,01   0,17  ║ 
║  2    3    22   1      1,61     2,16  0,11    1,90     2,56   0,11    2,26     3,03   0,10  ║ 
║  2    3    23   1      1,61    11,29  0,25    1,90    13,33   0,25    2,26    15,81   0,24  ║ 
║  2    3    24   1      1,61    34,22  0,29    1,90    40,41   0,28    2,26    47,92   0,27  ║ 
║  2    3    25   1      1,63    32,12  0,29    1,92    37,84   0,28    2,26    44,68   0,27  ║ 
║  2    3    26   1      1,63    11,40  0,26    1,92    13,43   0,25    2,26    15,86   0,24  ║ 
║  2    3    27   1      1,63     7,16  0,19    1,92     8,43   0,19    2,26     9,96   0,18  ║ 
║  2    3    28   1      1,63     8,76  0,51    1,92    10,32   0,51    2,26    12,19   0,48  ║ 
║  2    3    29   1      1,63    15,52  0,27    1,92    18,28   0,26    2,26    21,59   0,25  ║ 
║  2    3    30   1      1,63    15,52  0,26    1,92    18,28   0,26    2,26    21,59   0,24  ║ 
║  2    3    31   1      1,63     8,76  0,51    1,92    10,32   0,51    2,26    12,19   0,48  ║ 
║  2    3    32   1      1,63     7,96  0,20    1,92     9,38   0,20    2,26    11,08   0,19  ║ 
║  2    3    33   1      1,63    11,40  0,26    1,92    13,43   0,25    2,26    15,86   0,24  ║ 
║  2    3    34   1      1,63    34,56  0,29    1,92    40,71   0,28    2,26    48,07   0,27  ║ 
║  2    3    35   1      1,65    48,93  0,38    1,93    57,47   0,37    2,27    67,53   0,35  ║ 
║  2    3    36   1      1,65     5,07  0,17    1,93     5,95   0,16    2,27     6,99   0,15  ║ 
║  2    3    37   1      1,65     5,61  0,21    1,93     6,59   0,21    2,27     7,74   0,20  ║ 
║  2    3    38   1      1,65     4,53  0,23    1,93     5,32   0,22    2,27     6,25   0,21  ║ 
║  2    3    39   1      1,65     5,61  0,25    1,93     6,59   0,25    2,27     7,74   0,23  ║ 
║  2    3    40   1      1,65     5,07  0,20    1,93     5,95   0,19    2,27     6,99   0,18  ║ 
║  2    3    41   1      1,65     7,24  0,21    1,93     8,51   0,20    2,27    10,00   0,19  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3    42   1      1,65    50,64  0,37    1,93    59,48   0,36    2,27    69,89   0,34  ║ 
║  2    3    43   1      1,68    49,90  0,45    1,96    58,32   0,44    2,29    67,96   0,41  ║ 
║  2    3    44   1      1,68     3,53  0,38    1,96     4,13   0,37    2,29     4,81   0,35  ║ 
║  2    3    45   1      1,68    51,64  0,41    1,96    60,36   0,39    2,29    70,33   0,37  ║ 
║  2    3    46   1      1,73    45,23  0,36    2,01    52,49   0,35    2,31    60,39   0,32  ║ 
║  2    3    47   1      1,73     3,64  0,21    2,01     4,22   0,21    2,31     4,86   0,19  ║ 
║  2    3    48   1      1,73     5,32  0,21    2,01     6,18   0,21    2,31     7,11   0,19  ║ 
║  2    3    49   1      1,73     8,18  0,23    2,01     9,49   0,22    2,31    10,92   0,20  ║ 
║  2    3    50   1      1,73     1,61  0,26    2,01     1,87   0,25    2,31     2,15   0,23  ║ 
║  2    3    51   1      1,73    12,39  0,35    2,01    14,38   0,34    2,31    16,54   0,32  ║ 
║  2    3    52   1      1,73     0,66  0,10    2,01     0,76   0,10    2,31     0,88   0,09  ║ 
║  2    3    53   1      1,73     3,58  0,42    2,01     4,16   0,41    2,31     4,78   0,38  ║ 
║  2    3    54   1      1,77     5,30  0,52    2,04     6,11   0,50    2,33     6,97   0,46  ║ 
║  2    3    55   1      1,77     1,55  0,19    2,04     1,79   0,18    2,33     2,04   0,16  ║ 
║  2    3    56   1      1,80    13,00  0,58    2,07    14,95   0,56    2,34    16,92   0,51  ║ 
║  2    3    57   1      1,80     5,65  0,50    2,07     6,50   0,48    2,34     7,36   0,44  ║ 
║  2    3    58   1      1,80     7,54  0,53    2,07     8,66   0,51    2,34     9,81   0,46  ║ 
║  2    3    59   1      1,80    12,74  0,54    2,07    14,65   0,51    2,34    16,58   0,47  ║ 
║  2    3    60   1      1,83     2,08  0,40    2,09     2,39   0,38    2,35     2,68   0,34  ║ 
║  2    3    61   1      1,83     2,93  0,42    2,09     3,35   0,40    2,35     3,77   0,36  ║ 
║  2    3    62   1      1,83    19,90  0,57    2,09    22,80   0,55    2,35    25,64   0,49  ║ 
║  2    3    63   1      1,83     3,49  0,45    2,09     4,00   0,43    2,35     4,50   0,39  ║ 
║  2    3    64   1      1,83     2,78  0,43    2,09     3,19   0,41    2,35     3,59   0,37  ║ 
║  2    3    65   1      3,24     9,97  0,55    3,85    11,85   0,55    4,74    14,58   0,54  ║ 
║  2    3    66   1      3,24     0,54  0,17    3,85     0,64   0,17    4,74     0,79   0,17  ║ 
║  2    3    67   1      3,24     0,54  0,06    3,85     0,64   0,06    4,74     0,79   0,06  ║ 
║  2    3    68   1      3,24     0,54  0,17    3,85     0,64   0,17    4,74     0,79   0,17  ║ 
║  2    3    69   1      3,24    19,56  0,53    3,85    23,24   0,52    4,74    28,59   0,51  ║ 
║  2    3    70   1      3,24    19,56  0,51    3,85    23,24   0,50    4,74    28,59   0,50  ║ 
║  2    3    71   1      3,24    19,56  0,51    3,85    23,24   0,51    4,74    28,59   0,50  ║ 
║  2    3    72   1      3,24    19,56  0,55    3,85    23,24   0,54    4,74    28,59   0,53  ║ 
║  2    3    73   1      3,24     0,54  0,08    3,85     0,64   0,08    4,74     0,79   0,08  ║ 
║  2    3    74   1      3,24     0,54  0,08    3,85     0,64   0,08    4,74     0,79   0,08  ║ 
║  2    3    75   1      3,24     0,54  0,08    3,85     0,64   0,08    4,74     0,79   0,07  ║ 
║  2    3    76   1      3,24    13,18  0,59    3,85    15,67   0,59    4,74    19,27   0,58  ║ 
║  2    3    77   1      3,23    11,55  0,43    3,85    13,74   0,43    4,73    16,91   0,42  ║ 
║  2    3    78   1      3,23    20,57  0,50    3,85    24,46   0,50    4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    3    79   1      3,23    20,57  0,50    3,85    24,46   0,50    4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    3    80   1      3,23    12,09  0,46    3,85    14,37   0,46    4,73    17,70   0,45  ║ 
║  2    3    81   1      3,23    11,02  0,43    3,85    13,10   0,42    4,73    16,13   0,42  ║ 
║  2    3    82   1      3,23    20,57  0,50    3,85    24,46   0,50    4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    3    83   1      3,23    20,57  0,49    3,85    24,46   0,49    4,73    30,11   0,48  ║ 
║  2    3    84   1      3,23    12,62  0,45    3,85    15,01   0,45    4,73    18,48   0,44  ║ 
║  2    3    85   1      3,20    11,97  0,43    3,82    14,27   0,43    4,72    17,64   0,43  ║ 
║  2    3    86   1      3,20    20,37  0,52    3,82    24,28   0,52    4,72    30,02   0,51  ║ 
║  2    3    87   1      3,20    20,37  0,52    3,82    24,28   0,52    4,72    30,02   0,51  ║ 
║  2    3    88   1      3,20    11,44  0,39    3,82    13,64   0,39    4,72    16,86   0,38  ║ 
║  2    3    89   1      3,20    15,15  0,39    3,82    18,06   0,39    4,72    22,32   0,39  ║ 
║  2    3    90   1      3,20    25,50  0,49    3,82    30,39   0,48    4,72    37,57   0,48  ║ 
║  2    3    91   1      3,20    55,52  0,72    3,82    66,18   0,72    4,72    77,07   0,71  ║ 
║  2    3    92   1      3,19    10,86  0,53    3,81    12,97   0,52    4,71    16,06   0,52  ║ 
║  2    3    93   1      3,19    20,28  0,62    3,81    24,20   0,62    4,71    29,98   0,61  ║ 
║  2    3    94   1      3,19    55,74  0,69    3,81    66,52   0,68    4,71    81,08   0,68  ║ 
║  2    3    95   1      3,19    55,74  0,79    3,81    66,52   0,79    4,71    70,59   0,78  ║ 
║  2    3    96   1      3,19    20,28  0,52    3,81    24,20   0,52    4,71    29,98   0,51  ║ 
║  2    3    97   1      3,19    18,21  0,51    3,81    21,73   0,50    4,71    26,92   0,50  ║ 
║  2    3    98   1      3,19    23,35  0,56    3,81    27,87   0,55    4,71    34,52   0,55  ║ 
║  2    3    99   1      3,19    21,31  0,52    3,81    25,43   0,52    4,71    31,50   0,51  ║ 
║  2    3   100   1      3,19    17,17  0,53    3,81    20,49   0,52    4,71    25,38   0,52  ║ 
║  2    3   101   1      3,16    49,52  0,63    3,78    59,24   0,63    4,70    73,67   0,62  ║ 
║  2    3   102   1      3,16    67,57  0,80    3,78    80,83   0,80    4,70    84,67   0,79  ║ 
║  2    3   103   1      2,82     6,00  0,32    3,34     7,10   0,31    4,02     8,56   0,30  ║ 
║  2    3   104   1      0,01     0,01  0,00   -0,03     0,05   0,00   -0,17     0,29   0,01  ║ 
║  2    3   105   1      3,13    49,10  0,62    3,76    58,87   0,62    4,69    73,48   0,62  ║ 
║  2    3   106   1      3,13    67,00  0,78    3,76    80,33   0,78    4,69    85,58   0,78  ║ 
║  2    3   107   1      3,11    10,07  0,51    3,73    12,10   0,52    4,68    15,16   0,52  ║ 
║  2    3   108   1      3,11    19,74  0,76    3,73    23,73   0,76    4,68    25,91   0,77  ║ 
║  2    3   109   1      3,11    54,74  0,67    3,73    65,79   0,67    4,68    81,83   0,67  ║ 
║  2    3   110   1      3,11    54,27  0,77    3,73    65,23   0,77    4,68    70,14   0,78  ║ 
║  2    3   111   1      3,11    19,74  0,50    3,73    23,73   0,50    4,68    29,74   0,50  ║ 
║  2    3   112   1      3,11    16,72  0,49    3,73    20,09   0,49    4,68    25,18   0,49  ║ 
║  2    3   113   1      3,11   111,58  0,95    3,73   117,11   0,95    4,68   117,11   0,96  ║ 
║  2    3   114   1      3,11    11,60  0,70    3,73    13,95   0,70    4,68    16,66   0,70  ║ 
║  2    3   115   1      3,11     0,51  0,11    3,73     0,62   0,11    4,68     0,78   0,11  ║ 
║  2    3   116   1      3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    3   117   1      3,12    52,61  1,00    3,75    52,61   1,00    4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2    3   118   1      3,09    10,53  0,40    3,72    12,67   0,41    4,67    15,91   0,41  ║ 
║  2    3   119   1      3,09    19,65  0,49    3,72    23,65   0,49    4,67    29,70   0,50  ║ 
║  2    3   120   1      3,09    19,65  0,52    3,72    23,65   0,52    4,67    29,70   0,52  ║ 
║  2    3   121   1      3,09    12,06  0,38    3,72    14,51   0,39    4,67    18,23   0,39  ║ 
║  2    3   122   1      3,09    14,61  0,44    3,72    17,58   0,44    4,67    22,08   0,44  ║ 
║  2    3   123   1      3,09    24,60  0,50    3,72    29,60   0,50    4,67    37,17   0,50  ║ 
║  2    3   124   1      3,09    24,60  0,52    3,72    29,60   0,53    4,67    37,17   0,53  ║ 
║  2    3   125   1      3,09    13,08  0,48    3,72    15,74   0,48    4,67    19,77   0,48  ║ 
║  2    3   126   1      3,06    10,42  0,40    3,69    12,58   0,40    4,66    15,87   0,40  ║ 
║  2    3   127   1      3,06    19,46  0,48    3,69    23,48   0,48    4,66    29,61   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3   128   1      3,06    19,46  0,47    3,69    23,48   0,47    4,66    29,61   0,48  ║ 
║  2    3   129   1      3,06    11,94  0,45    3,69    14,41   0,45    4,66    18,18   0,45  ║ 
║  2    3   130   1      3,06    10,42  0,40    3,69    12,58   0,41    4,66    15,87   0,41  ║ 
║  2    3   131   1      3,06    19,46  0,47    3,69    23,48   0,48    4,66    29,61   0,48  ║ 
║  2    3   132   1      3,06    19,46  0,46    3,69    23,48   0,47    4,66    29,61   0,47  ║ 
║  2    3   133   1      3,06    11,94  0,36    3,69    14,41   0,36    4,66    18,18   0,36  ║ 
║  2    3   134   1      3,05     8,89  0,56    3,69    10,73   0,57    4,65    13,55   0,57  ║ 
║  2    3   135   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   136   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   137   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   138   1      3,05    18,91  0,46    3,69    22,84   0,46    4,65    28,84   0,47  ║ 
║  2    3   139   1      3,05    21,37  0,53    3,69    25,81   0,54    4,65    32,59   0,54  ║ 
║  2    3   140   1      3,05    15,43  0,47    3,69    18,64   0,47    4,65    23,53   0,47  ║ 
║  2    3   141   1      3,05    21,37  0,50    3,69    25,81   0,50    4,65    32,59   0,50  ║ 
║  2    3   142   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   143   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   144   1      3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   145   1      3,05    11,41  0,47    3,69    13,77   0,47    4,65    17,39   0,48  ║ 
║  2    3   146   1      3,07    13,98  0,88    3,70    15,97   0,88    4,66    15,97   0,89  ║ 
║  2    3   147   1      3,07     7,77  0,82    3,70     9,37   0,82    4,66     9,52   0,83  ║ 
║  2    3   148   1      3,07    10,11  0,86    3,70    11,69   0,87    4,66    11,69   0,88  ║ 
║  2    3   149   1      3,07     3,97  0,65    3,70     4,78   0,66    4,66     6,03   0,66  ║ 
║  2    3   150   1      3,04    12,97  0,93    3,68    13,95   0,94    4,65    13,95   0,95  ║ 
║  2    3   151   1      3,04    25,23  0,95    3,68    26,62   0,95    4,65    26,62   0,97  ║ 
║  2    3   152   1      3,04     5,11  0,72    3,68     6,18   0,72    4,65     7,14   0,73  ║ 
║  2    3   153   1      3,04    14,76  0,91    3,68    16,23   0,92    4,65    16,23   0,93  ║ 
║  2    3   154   1      3,04     6,53  0,79    3,68     7,89   0,80    4,65     8,23   0,81  ║ 
║  2    3   155   1     -0,25     6,08  0,05   -0,26     6,40   0,05   -0,24     6,02   0,03  ║ 
║  2    4     2   1     -0,25     6,08  0,05   -0,26     6,40   0,05   -0,24     6,02   0,03  ║ 
║  2    4     3   1     -0,15     3,07  0,03   -0,15     3,24   0,02   -0,14     3,04   0,02  ║ 
║  2    4     4   1     -0,15     0,63  0,02   -0,15     0,66   0,02   -0,14     0,62   0,01  ║ 
║  2    4     5   1     -0,15     0,36  0,02   -0,15     0,38   0,02   -0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2    4     6   1     -0,15     0,35  0,02   -0,15     0,37   0,02   -0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2    4     7   1     -0,15     0,45  0,02   -0,15     0,47   0,02   -0,14     0,44   0,01  ║ 
║  2    4     8   1     -0,15     3,37  0,03   -0,15     3,55   0,03   -0,14     3,34   0,02  ║ 
║  2    4     9   1     -0,08     1,67  0,01   -0,08     1,76   0,01   -0,08     1,66   0,01  ║ 
║  2    4    10   1     -0,08     1,28  0,01   -0,08     1,35   0,01   -0,08     1,27   0,01  ║ 
║  2    4    11   1     -0,08     0,27  0,01   -0,08     0,29   0,01   -0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2    4    12   1     -0,08     0,69  0,02   -0,08     0,73   0,02   -0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2    4    13   1     -0,08     0,69  0,02   -0,08     0,73   0,02   -0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2    4    14   1     -0,08     0,27  0,01   -0,08     0,29   0,01   -0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2    4    15   1     -0,08     0,33  0,01   -0,08     0,34   0,01   -0,08     0,32   0,01  ║ 
║  2    4    16   1     -0,08     2,54  0,02   -0,08     2,68   0,02   -0,08     2,52   0,01  ║ 
║  2    4    17   1     -0,04     0,85  0,01   -0,05     0,90   0,01   -0,04     0,84   0,01  ║ 
║  2    4    18   1     -0,04     0,30  0,01   -0,05     0,32   0,01   -0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2    4    19   1     -0,04     0,09  0,00   -0,05     0,10   0,00   -0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    20   1     -0,04     0,12  0,00   -0,04     0,13   0,00   -0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2    4    21   1     -0,04     0,13  0,00   -0,04     0,14   0,00   -0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2    4    22   1     -0,04     0,06  0,00   -0,05     0,06   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    23   1     -0,04     0,30  0,01   -0,05     0,32   0,01   -0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2    4    24   1     -0,04     0,91  0,01   -0,05     0,96   0,01   -0,04     0,91   0,01  ║ 
║  2    4    25   1     -0,01     0,22  0,00   -0,01     0,24   0,00   -0,01     0,23   0,00  ║ 
║  2    4    26   1     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    27   1     -0,01     0,05  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2    4    28   1     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    29   1     -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    30   1     -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    31   1     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    32   1     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    33   1     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    34   1     -0,01     0,24  0,00   -0,01     0,25   0,00   -0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2    4    35   1      0,03     0,77  0,01    0,03     0,81   0,01    0,03     0,76   0,00  ║ 
║  2    4    36   1      0,03     0,08  0,00    0,03     0,08   0,00    0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    37   1      0,03     0,09  0,00    0,03     0,09   0,00    0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    38   1      0,03     0,07  0,00    0,03     0,08   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  2    4    39   1      0,03     0,09  0,00    0,03     0,09   0,00    0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    40   1      0,03     0,08  0,00    0,03     0,08   0,00    0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    41   1      0,03     0,11  0,00    0,03     0,12   0,00    0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    42   1      0,03     0,80  0,01    0,03     0,84   0,01    0,03     0,78   0,00  ║ 
║  2    4    43   1      0,09     2,70  0,02    0,10     2,85   0,02    0,09     2,67   0,02  ║ 
║  2    4    44   1      0,09     0,19  0,02    0,10     0,20   0,02    0,09     0,19   0,01  ║ 
║  2    4    45   1      0,09     2,80  0,02    0,10     2,95   0,02    0,09     2,76   0,01  ║ 
║  2    4    46   1      0,19     5,03  0,04    0,20     5,29   0,04    0,19     4,96   0,03  ║ 
║  2    4    47   1      0,19     0,40  0,02    0,20     0,43   0,02    0,19     0,40   0,02  ║ 
║  2    4    48   1      0,19     0,59  0,02    0,20     0,62   0,02    0,19     0,58   0,02  ║ 
║  2    4    49   1      0,19     0,91  0,03    0,20     0,96   0,02    0,19     0,90   0,02  ║ 
║  2    4    50   1      0,19     0,18  0,03    0,20     0,19   0,03    0,19     0,18   0,02  ║ 
║  2    4    51   1      0,19     1,38  0,04    0,20     1,45   0,03    0,19     1,36   0,03  ║ 
║  2    4    52   1      0,19     0,07  0,01    0,20     0,08   0,01    0,19     0,07   0,01  ║ 
║  2    4    53   1      0,19     0,40  0,05    0,20     0,42   0,04    0,19     0,39   0,03  ║ 
║  2    4    54   1      0,27     0,82  0,08    0,29     0,86   0,07    0,27     0,81   0,05  ║ 
║  2    4    55   1      0,27     0,24  0,03    0,29     0,25   0,03    0,27     0,24   0,02  ║ 
║  2    4    56   1      0,33     2,37  0,11    0,35     2,50   0,09    0,32     2,35   0,07  ║ 
║  2    4    57   1      0,33     1,03  0,09    0,35     1,09   0,08    0,32     1,02   0,06  ║ 
║  2    4    58   1      0,33     1,38  0,10    0,35     1,45   0,08    0,32     1,36   0,06  ║ 
║  2    4    59   1      0,33     2,33  0,10    0,35     2,45   0,09    0,32     2,30   0,06  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    4    60   1      0,38     0,44  0,08    0,40     0,46   0,07    0,38     0,43   0,06  ║ 
║  2    4    61   1      0,38     0,61  0,09    0,40     0,65   0,08    0,38     0,61   0,06  ║ 
║  2    4    62   1      0,38     4,17  0,12    0,40     4,39   0,11    0,38     4,12   0,08  ║ 
║  2    4    63   1      0,38     0,73  0,09    0,40     0,77   0,08    0,38     0,72   0,06  ║ 
║  2    4    64   1      0,38     0,58  0,09    0,40     0,61   0,08    0,38     0,58   0,06  ║ 
║  2    4    65   1      3,36    10,33  0,57    3,99    12,29   0,57    4,92    15,13   0,56  ║ 
║  2    4    66   1      3,36     0,56  0,18    3,99     0,66   0,18    4,92     0,81   0,18  ║ 
║  2    4    67   1      3,36     0,56  0,07    3,99     0,66   0,06    4,92     0,81   0,06  ║ 
║  2    4    68   1      3,36     0,56  0,18    3,99     0,66   0,18    4,92     0,81   0,18  ║ 
║  2    4    69   1      3,36    20,26  0,55    3,99    24,11   0,54    4,92    29,67   0,53  ║ 
║  2    4    70   1      3,36    20,26  0,53    3,99    24,11   0,52    4,92    29,67   0,51  ║ 
║  2    4    71   1      3,36    20,26  0,53    3,99    24,11   0,53    4,92    29,67   0,52  ║ 
║  2    4    72   1      3,36    20,26  0,57    3,99    24,11   0,56    4,92    29,67   0,55  ║ 
║  2    4    73   1      3,36     0,56  0,09    3,99     0,66   0,09    4,92     0,81   0,09  ║ 
║  2    4    74   1      3,36     0,56  0,08    3,99     0,66   0,08    4,92     0,81   0,08  ║ 
║  2    4    75   1      3,36     0,56  0,08    3,99     0,66   0,08    4,92     0,81   0,08  ║ 
║  2    4    76   1      3,36    13,66  0,61    3,99    16,25   0,61    4,92    20,00   0,60  ║ 
║  2    4    77   1      3,35    11,95  0,45    3,98    14,22   0,44    4,90    17,52   0,44  ║ 
║  2    4    78   1      3,35    21,27  0,52    3,98    25,32   0,52    4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2    4    79   1      3,35    21,27  0,52    3,98    25,32   0,51    4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2    4    80   1      3,35    12,50  0,48    3,98    14,88   0,48    4,90    18,33   0,47  ║ 
║  2    4    81   1      3,35    11,40  0,44    3,98    13,57   0,44    4,90    16,71   0,43  ║ 
║  2    4    82   1      3,35    21,27  0,52    3,98    25,32   0,51    4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2    4    83   1      3,35    21,27  0,51    3,98    25,32   0,51    4,90    31,19   0,50  ║ 
║  2    4    84   1      3,35    13,06  0,47    3,98    15,54   0,47    4,90    19,14   0,46  ║ 
║  2    4    85   1      3,28    12,27  0,44    3,92    14,64   0,44    4,84    18,10   0,44  ║ 
║  2    4    86   1      3,28    20,88  0,53    3,92    24,91   0,53    4,84    30,80   0,53  ║ 
║  2    4    87   1      3,28    20,88  0,54    3,92    24,91   0,53    4,84    30,80   0,53  ║ 
║  2    4    88   1      3,28    11,73  0,40    3,92    13,99   0,40    4,84    17,30   0,39  ║ 
║  2    4    89   1      3,28    15,53  0,40    3,92    18,52   0,40    4,84    22,90   0,40  ║ 
║  2    4    90   1      3,28    26,14  0,50    3,92    31,18   0,49    4,84    38,55   0,49  ║ 
║  2    4    91   1      3,28    56,90  0,74    3,92    67,88   0,73    4,84    77,07   0,73  ║ 
║  2    4    92   1      3,25    11,09  0,54    3,89    13,24   0,54    4,81    16,40   0,53  ║ 
║  2    4    93   1      3,25    20,69  0,63    3,89    24,71   0,63    4,81    30,61   0,62  ║ 
║  2    4    94   1      3,25    56,87  0,70    3,89    67,91   0,70    4,81    81,08   0,69  ║ 
║  2    4    95   1      3,25    56,87  0,81    3,89    67,91   0,80    4,81    70,59   0,79  ║ 
║  2    4    96   1      3,25    20,69  0,53    3,89    24,71   0,53    4,81    30,61   0,52  ║ 
║  2    4    97   1      3,25    18,58  0,52    3,89    22,19   0,52    4,81    27,49   0,51  ║ 
║  2    4    98   1      3,25    23,83  0,57    3,89    28,45   0,57    4,81    35,25   0,56  ║ 
║  2    4    99   1      3,25    21,74  0,53    3,89    25,96   0,53    4,81    32,16   0,52  ║ 
║  2    4   100   1      3,25    17,52  0,54    3,89    20,92   0,53    4,81    25,92   0,53  ║ 
║  2    4   101   1      3,20    50,10  0,63    3,83    59,95   0,63    4,76    74,56   0,63  ║ 
║  2    4   102   1      3,20    68,36  0,81    3,83    81,80   0,81    4,76    84,67   0,80  ║ 
║  2    4   103   1      1,37     2,92  0,15    1,63     3,48   0,15    2,02     4,29   0,15  ║ 
║  2    4   104   1     -1,42     2,43  0,15   -1,71     2,92   0,15   -2,15     3,67   0,15  ║ 
║  2    4   105   1      3,14    49,26  0,62    3,77    59,07   0,62    4,71    73,73   0,62  ║ 
║  2    4   106   1      3,14    67,22  0,79    3,77    80,60   0,78    4,71    85,58   0,78  ║ 
║  2    4   107   1      3,09    10,01  0,51    3,71    12,02   0,51    4,65    15,07   0,51  ║ 
║  2    4   108   1      3,09    19,63  0,76    3,71    23,59   0,76    4,65    25,91   0,76  ║ 
║  2    4   109   1      3,09    54,41  0,66    3,71    65,39   0,67    4,65    81,83   0,67  ║ 
║  2    4   110   1      3,09    53,95  0,77    3,71    64,83   0,77    4,65    70,14   0,77  ║ 
║  2    4   111   1      3,09    19,63  0,49    3,71    23,59   0,49    4,65    29,56   0,49  ║ 
║  2    4   112   1      3,09    16,62  0,49    3,71    19,97   0,49    4,65    25,03   0,49  ║ 
║  2    4   113   1      3,09   110,92  0,95    3,71   117,11   0,95    4,65   117,11   0,95  ║ 
║  2    4   114   1      3,09    11,54  0,69    3,71    13,86   0,69    4,65    16,66   0,70  ║ 
║  2    4   115   1      3,09     0,51  0,11    3,71     0,61   0,11    4,65     0,77   0,11  ║ 
║  2    4   116   1      3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    4   117   1      3,12    52,61  1,00    3,75    52,61   1,00    4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2    4   118   1      3,06    10,42  0,40    3,68    12,53   0,40    4,62    15,74   0,40  ║ 
║  2    4   119   1      3,06    19,44  0,49    3,68    23,39   0,49    4,62    29,38   0,49  ║ 
║  2    4   120   1      3,06    19,44  0,51    3,68    23,39   0,51    4,62    29,38   0,52  ║ 
║  2    4   121   1      3,06    11,93  0,38    3,68    14,36   0,38    4,62    18,03   0,38  ║ 
║  2    4   122   1      3,06    14,45  0,44    3,68    17,39   0,44    4,62    21,84   0,44  ║ 
║  2    4   123   1      3,06    24,33  0,50    3,68    29,28   0,50    4,62    36,77   0,50  ║ 
║  2    4   124   1      3,06    24,33  0,52    3,68    29,28   0,52    4,62    36,77   0,52  ║ 
║  2    4   125   1      3,06    12,94  0,47    3,68    15,57   0,48    4,62    19,56   0,48  ║ 
║  2    4   126   1      3,00    10,21  0,39    3,61    12,31   0,39    4,56    15,53   0,40  ║ 
║  2    4   127   1      3,00    19,05  0,47    3,61    22,98   0,47    4,56    28,99   0,48  ║ 
║  2    4   128   1      3,00    19,05  0,46    3,61    22,98   0,46    4,56    28,99   0,47  ║ 
║  2    4   129   1      3,00    11,69  0,44    3,61    14,10   0,44    4,56    17,79   0,44  ║ 
║  2    4   130   1      3,00    10,21  0,39    3,61    12,31   0,40    4,56    15,53   0,40  ║ 
║  2    4   131   1      3,00    19,05  0,46    3,61    22,98   0,47    4,56    28,99   0,47  ║ 
║  2    4   132   1      3,00    19,05  0,46    3,61    22,98   0,46    4,56    28,99   0,46  ║ 
║  2    4   133   1      3,00    11,69  0,35    3,61    14,10   0,35    4,56    17,79   0,36  ║ 
║  2    4   134   1      2,98     8,68  0,55    3,60    10,48   0,55    4,54    13,24   0,56  ║ 
║  2    4   135   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   136   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   137   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   138   1      2,98    18,47  0,45    3,60    22,30   0,45    4,54    28,16   0,46  ║ 
║  2    4   139   1      2,98    20,87  0,52    3,60    25,20   0,52    4,54    31,82   0,53  ║ 
║  2    4   140   1      2,98    15,07  0,45    3,60    18,19   0,46    4,54    22,98   0,46  ║ 
║  2    4   141   1      2,98    20,87  0,48    3,60    25,20   0,49    4,54    31,82   0,49  ║ 
║  2    4   142   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   143   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   144   1      2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   145   1      2,98    11,14  0,46    3,60    13,45   0,46    4,54    16,98   0,47  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    4   146   1      3,01    13,73  0,86    3,63    15,97   0,86    4,57    15,97   0,87  ║ 
║  2    4   147   1      3,01     7,63  0,80    3,63     9,20   0,80    4,57     9,52   0,81  ║ 
║  2    4   148   1      3,01     9,92  0,85    3,63    11,69   0,85    4,57    11,69   0,86  ║ 
║  2    4   149   1      3,01     3,89  0,64    3,63     4,69   0,65    4,57     5,92   0,65  ║ 
║  2    4   150   1      2,96    12,62  0,90    3,58    13,95   0,91    4,52    13,95   0,92  ║ 
║  2    4   151   1      2,96    24,55  0,92    3,58    26,62   0,93    4,52    26,62   0,94  ║ 
║  2    4   152   1      2,96     4,97  0,70    3,58     6,01   0,70    4,52     7,14   0,71  ║ 
║  2    4   153   1      2,96    14,36  0,88    3,58    16,23   0,89    4,52    16,23   0,90  ║ 
║  2    4   154   1      2,96     6,35  0,77    3,58     7,68   0,78    4,52     8,23   0,79  ║ 
║  2    4   155   1     -2,02    49,82  0,43   -2,36    58,23   0,41   -2,72    67,13   0,38  ║ 
║  2    5     2   1     -2,02    49,82  0,43   -2,36    58,23   0,41   -2,72    67,13   0,38  ║ 
║  2    5     3   1     -1,87    39,49  0,37   -2,19    46,33   0,36   -2,54    53,79   0,33  ║ 
║  2    5     4   1     -1,87     8,03  0,28   -2,19     9,42   0,27   -2,54    10,94   0,25  ║ 
║  2    5     5   1     -1,87     4,59  0,24   -2,19     5,38   0,23   -2,54     6,25   0,21  ║ 
║  2    5     6   1     -1,87     4,53  0,24   -2,19     5,31   0,23   -2,54     6,17   0,22  ║ 
║  2    5     7   1     -1,87     5,75  0,23   -2,19     6,74   0,23   -2,54     7,83   0,21  ║ 
║  2    5     8   1     -1,87    43,29  0,39   -2,19    50,79   0,38   -2,54    58,95   0,35  ║ 
║  2    5     9   1     -1,77    36,79  0,31   -2,08    43,29   0,30   -2,43    50,50   0,28  ║ 
║  2    5    10   1     -1,77    28,27  0,32   -2,08    33,27   0,31   -2,43    38,81   0,29  ║ 
║  2    5    11   1     -1,77     6,03  0,21   -2,08     7,10   0,21   -2,43     8,28   0,19  ║ 
║  2    5    12   1     -1,77    15,21  0,40   -2,08    17,90   0,39   -2,43    20,88   0,36  ║ 
║  2    5    13   1     -1,77    15,21  0,40   -2,08    17,90   0,39   -2,43    20,88   0,37  ║ 
║  2    5    14   1     -1,77     6,03  0,20   -2,08     7,10   0,20   -2,43     8,28   0,19  ║ 
║  2    5    15   1     -1,77     7,20  0,23   -2,08     8,47   0,22   -2,43     9,89   0,21  ║ 
║  2    5    16   1     -1,77    56,02  0,41   -2,08    65,91   0,40   -2,43    76,89   0,37  ║ 
║  2    5    17   1     -1,71    33,83  0,30   -2,02    39,87   0,30   -2,36    46,66   0,28  ║ 
║  2    5    18   1     -1,71    12,00  0,26   -2,02    14,15   0,26   -2,36    16,56   0,24  ║ 
║  2    5    19   1     -1,71     3,61  0,16   -2,02     4,25   0,15   -2,36     4,97   0,14  ║ 
║  2    5    20   1     -1,71     4,92  0,19   -2,02     5,80   0,18   -2,36     6,78   0,17  ║ 
║  2    5    21   1     -1,71     5,32  0,19   -2,02     6,27   0,19   -2,36     7,34   0,18  ║ 
║  2    5    22   1     -1,71     2,30  0,12   -2,02     2,71   0,12   -2,36     3,17   0,11  ║ 
║  2    5    23   1     -1,71    12,00  0,27   -2,02    14,15   0,26   -2,36    16,56   0,25  ║ 
║  2    5    24   1     -1,71    36,39  0,30   -2,02    42,89   0,30   -2,36    50,20   0,28  ║ 
║  2    5    25   1     -1,67    32,88  0,30   -1,97    38,82   0,29   -2,31    45,56   0,27  ║ 
║  2    5    26   1     -1,67    11,67  0,26   -1,97    13,78   0,26   -2,31    16,17   0,24  ║ 
║  2    5    27   1     -1,67     7,33  0,19   -1,97     8,65   0,19   -2,31    10,16   0,18  ║ 
║  2    5    28   1     -1,67     8,97  0,53   -1,97    10,59   0,52   -2,31    12,43   0,49  ║ 
║  2    5    29   1     -1,67    15,89  0,27   -1,97    18,75   0,27   -2,31    22,01   0,25  ║ 
║  2    5    30   1     -1,67    15,89  0,27   -1,97    18,75   0,26   -2,31    22,01   0,25  ║ 
║  2    5    31   1     -1,67     8,97  0,53   -1,97    10,59   0,52   -2,31    12,43   0,49  ║ 
║  2    5    32   1     -1,67     8,15  0,20   -1,97     9,63   0,20   -2,31    11,30   0,19  ║ 
║  2    5    33   1     -1,67    11,67  0,26   -1,97    13,78   0,26   -2,31    16,17   0,24  ║ 
║  2    5    34   1     -1,67    35,38  0,30   -1,97    41,77   0,29   -2,31    49,01   0,27  ║ 
║  2    5    35   1     -1,61    47,85  0,37   -1,91    56,60   0,36   -2,24    66,65   0,34  ║ 
║  2    5    36   1     -1,61     4,96  0,16   -1,91     5,86   0,16   -2,24     6,90   0,15  ║ 
║  2    5    37   1     -1,61     5,49  0,21   -1,91     6,49   0,21   -2,24     7,64   0,19  ║ 
║  2    5    38   1     -1,61     4,43  0,22   -1,91     5,24   0,22   -2,24     6,17   0,21  ║ 
║  2    5    39   1     -1,61     5,49  0,25   -1,91     6,49   0,24   -2,24     7,64   0,23  ║ 
║  2    5    40   1     -1,61     4,96  0,19   -1,91     5,86   0,19   -2,24     6,90   0,18  ║ 
║  2    5    41   1     -1,61     7,08  0,20   -1,91     8,38   0,20   -2,24     9,87   0,19  ║ 
║  2    5    42   1     -1,61    49,52  0,36   -1,91    58,58   0,36   -2,24    68,98   0,34  ║ 
║  2    5    43   1     -1,51    44,95  0,41   -1,80    53,37   0,40   -2,13    63,26   0,38  ║ 
║  2    5    44   1     -1,51     3,18  0,34   -1,80     3,78   0,34   -2,13     4,48   0,32  ║ 
║  2    5    45   1     -1,51    46,52  0,37   -1,80    55,24   0,36   -2,13    65,47   0,34  ║ 
║  2    5    46   1     -1,36    35,58  0,29   -1,63    42,54   0,29   -1,95    51,02   0,27  ║ 
║  2    5    47   1     -1,36     2,86  0,17   -1,63     3,42   0,17   -1,95     4,10   0,16  ║ 
║  2    5    48   1     -1,36     4,19  0,17   -1,63     5,01   0,17   -1,95     6,00   0,16  ║ 
║  2    5    49   1     -1,36     6,43  0,18   -1,63     7,69   0,18   -1,95     9,22   0,17  ║ 
║  2    5    50   1     -1,36     1,27  0,20   -1,63     1,52   0,20   -1,95     1,82   0,20  ║ 
║  2    5    51   1     -1,36     9,74  0,28   -1,63    11,65   0,28   -1,95    13,97   0,27  ║ 
║  2    5    52   1     -1,36     0,52  0,08   -1,63     0,62   0,08   -1,95     0,74   0,08  ║ 
║  2    5    53   1     -1,36     2,82  0,33   -1,63     3,37   0,33   -1,95     4,04   0,32  ║ 
║  2    5    54   1     -1,24     3,71  0,36   -1,49     4,46   0,36   -1,81     5,41   0,35  ║ 
║  2    5    55   1     -1,24     1,09  0,13   -1,49     1,31   0,13   -1,81     1,59   0,13  ║ 
║  2    5    56   1     -1,16     8,36  0,38   -1,40    10,11   0,38   -1,71    12,38   0,37  ║ 
║  2    5    57   1     -1,16     3,63  0,32   -1,40     4,40   0,33   -1,71     5,38   0,32  ║ 
║  2    5    58   1     -1,16     4,84  0,34   -1,40     5,86   0,34   -1,71     7,17   0,33  ║ 
║  2    5    59   1     -1,16     8,19  0,35   -1,40     9,91   0,35   -1,71    12,13   0,34  ║ 
║  2    5    60   1     -1,07     1,23  0,24   -1,31     1,49   0,24   -1,62     1,84   0,24  ║ 
║  2    5    61   1     -1,07     1,72  0,25   -1,31     2,10   0,25   -1,62     2,59   0,25  ║ 
║  2    5    62   1     -1,07    11,71  0,34   -1,31    14,26   0,34   -1,62    17,62   0,34  ║ 
║  2    5    63   1     -1,07     2,06  0,26   -1,31     2,50   0,27   -1,62     3,09   0,26  ║ 
║  2    5    64   1     -1,07     1,64  0,25   -1,31     2,00   0,26   -1,62     2,47   0,25  ║ 
║  2    5    65   1      3,48    10,69  0,59    4,14    12,74   0,59    5,10    15,68   0,58  ║ 
║  2    5    66   1      3,48     0,58  0,19    4,14     0,69   0,18    5,10     0,84   0,18  ║ 
║  2    5    67   1      3,48     0,58  0,07    4,14     0,69   0,07    5,10     0,84   0,07  ║ 
║  2    5    68   1      3,48     0,58  0,19    4,14     0,69   0,18    5,10     0,84   0,18  ║ 
║  2    5    69   1      3,48    20,97  0,57    4,14    24,98   0,56    5,10    30,76   0,55  ║ 
║  2    5    70   1      3,48    20,97  0,55    4,14    24,98   0,54    5,10    30,76   0,53  ║ 
║  2    5    71   1      3,48    20,97  0,55    4,14    24,98   0,55    5,10    30,76   0,54  ║ 
║  2    5    72   1      3,48    20,97  0,59    4,14    24,98   0,58    5,10    30,76   0,57  ║ 
║  2    5    73   1      3,48     0,58  0,09    4,14     0,69   0,09    5,10     0,84   0,09  ║ 
║  2    5    74   1      3,48     0,58  0,09    4,14     0,69   0,09    5,10     0,84   0,08  ║ 
║  2    5    75   1      3,48     0,58  0,08    4,14     0,69   0,08    5,10     0,84   0,08  ║ 
║  2    5    76   1      3,48    14,14  0,64    4,14    16,84   0,63    5,10    20,73   0,62  ║ 
║  2    5    77   1      3,46    12,35  0,46    4,12    14,72   0,46    5,08    18,13   0,45  ║ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    5    78   1      3,46    21,98  0,54    4,12    26,20   0,53    5,08    32,27   0,53  ║ 
║  2    5    79   1      3,46    21,98  0,53    4,12    26,20   0,53    5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2    5    80   1      3,46    12,92  0,50    4,12    15,40   0,49    5,08    18,97   0,49  ║ 
║  2    5    81   1      3,46    11,78  0,46    4,12    14,03   0,45    5,08    17,29   0,45  ║ 
║  2    5    82   1      3,46    21,98  0,54    4,12    26,20   0,53    5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2    5    83   1      3,46    21,98  0,53    4,12    26,20   0,52    5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2    5    84   1      3,46    13,49  0,48    4,12    16,08   0,48    5,08    19,81   0,47  ║ 
║  2    5    85   1      3,36    12,58  0,45    4,02    15,01   0,45    4,97    18,56   0,45  ║ 
║  2    5    86   1      3,36    21,40  0,55    4,02    25,54   0,55    4,97    31,59   0,54  ║ 
║  2    5    87   1      3,36    21,40  0,55    4,02    25,54   0,55    4,97    31,59   0,54  ║ 
║  2    5    88   1      3,36    12,02  0,41    4,02    14,35   0,41    4,97    17,74   0,40  ║ 
║  2    5    89   1      3,36    15,91  0,41    4,02    18,99   0,41    4,97    23,49   0,41  ║ 
║  2    5    90   1      3,36    26,78  0,51    4,02    31,97   0,51    4,97    39,53   0,50  ║ 
║  2    5    91   1      3,36    58,30  0,76    4,02    69,60   0,75    4,97    77,07   0,74  ║ 
║  2    5    92   1      3,32    11,31  0,55    3,97    13,51   0,55    4,91    16,74   0,54  ║ 
║  2    5    93   1      3,32    21,11  0,65    3,97    25,22   0,64    4,91    31,25   0,64  ║ 
║  2    5    94   1      3,32    58,02  0,72    3,97    69,33   0,71    4,91    81,08   0,71  ║ 
║  2    5    95   1      3,32    58,02  0,82    3,97    69,33   0,82    4,91    70,59   0,81  ║ 
║  2    5    96   1      3,32    21,11  0,54    3,97    25,22   0,54    4,91    31,25   0,53  ║ 
║  2    5    97   1      3,32    18,96  0,53    3,97    22,65   0,53    4,91    28,06   0,52  ║ 
║  2    5    98   1      3,32    24,31  0,58    3,97    29,04   0,58    4,91    35,98   0,57  ║ 
║  2    5    99   1      3,32    22,18  0,54    3,97    26,50   0,54    4,91    32,83   0,53  ║ 
║  2    5   100   1      3,32    17,87  0,55    3,97    21,35   0,55    4,91    26,46   0,54  ║ 
║  2    5   101   1      3,24    50,68  0,64    3,87    60,67   0,64    4,82    75,45   0,64  ║ 
║  2    5   102   1      3,24    69,16  0,82    3,87    82,78   0,81    4,82    84,67   0,81  ║ 
║  2    5   103   1     -0,09     0,20  0,01   -0,09     0,20   0,01   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  2    5   104   1     -2,86     4,90  0,31   -3,41     5,84   0,31   -4,15     7,09   0,30  ║ 
║  2    5   105   1      3,15    49,43  0,62    3,78    59,27   0,62    4,72    73,98   0,62  ║ 
║  2    5   106   1      3,15    67,44  0,79    3,78    80,87   0,79    4,72    85,58   0,79  ║ 
║  2    5   107   1      3,07     9,94  0,51    3,69    11,95   0,51    4,62    14,98   0,51  ║ 
║  2    5   108   1      3,07    19,51  0,75    3,69    23,44   0,75    4,62    25,91   0,76  ║ 
║  2    5   109   1      3,07    54,08  0,66    3,69    64,98   0,66    4,62    81,45   0,66  ║ 
║  2    5   110   1      3,07    53,62  0,76    3,69    64,43   0,77    4,62    70,14   0,77  ║ 
║  2    5   111   1      3,07    19,51  0,49    3,69    23,44   0,49    4,62    29,38   0,49  ║ 
║  2    5   112   1      3,07    16,52  0,48    3,69    19,85   0,48    4,62    24,88   0,49  ║ 
║  2    5   113   1      3,07   110,24  0,94    3,69   117,11   0,94    4,62   117,11   0,95  ║ 
║  2    5   114   1      3,07    11,47  0,69    3,69    13,78   0,69    4,62    16,66   0,69  ║ 
║  2    5   115   1      3,07     0,51  0,11    3,69     0,61   0,11    4,62     0,77   0,11  ║ 
║  2    5   116   1      3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    5   117   1      3,12    52,61  1,00    3,75    52,61   1,00    4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2    5   118   1      3,02    10,30  0,40    3,64    12,39   0,40    4,57    15,56   0,40  ║ 
║  2    5   119   1      3,02    19,23  0,48    3,64    23,13   0,48    4,57    29,05   0,49  ║ 
║  2    5   120   1      3,02    19,23  0,51    3,64    23,13   0,51    4,57    29,05   0,51  ║ 
║  2    5   121   1      3,02    11,80  0,38    3,64    14,20   0,38    4,57    17,83   0,38  ║ 
║  2    5   122   1      3,02    14,30  0,43    3,64    17,20   0,43    4,57    21,60   0,43  ║ 
║  2    5   123   1      3,02    24,07  0,49    3,64    28,95   0,49    4,57    36,36   0,49  ║ 
║  2    5   124   1      3,02    24,07  0,51    3,64    28,95   0,51    4,57    36,36   0,52  ║ 
║  2    5   125   1      3,02    12,80  0,47    3,64    15,40   0,47    4,57    19,34   0,47  ║ 
║  2    5   126   1      2,93     9,99  0,38    3,53    12,04   0,38    4,46    15,20   0,39  ║ 
║  2    5   127   1      2,93    18,64  0,46    3,53    22,47   0,46    4,46    28,37   0,47  ║ 
║  2    5   128   1      2,93    18,64  0,45    3,53    22,47   0,45    4,46    28,37   0,46  ║ 
║  2    5   129   1      2,93    11,44  0,43    3,53    13,79   0,43    4,46    17,41   0,43  ║ 
║  2    5   130   1      2,93     9,99  0,39    3,53    12,04   0,39    4,46    15,20   0,39  ║ 
║  2    5   131   1      2,93    18,64  0,45    3,53    22,47   0,46    4,46    28,37   0,46  ║ 
║  2    5   132   1      2,93    18,64  0,45    3,53    22,47   0,45    4,46    28,37   0,45  ║ 
║  2    5   133   1      2,93    11,44  0,34    3,53    13,79   0,35    4,46    17,41   0,35  ║ 
║  2    5   134   1      2,91     8,47  0,54    3,51    10,22   0,54    4,43    12,92   0,55  ║ 
║  2    5   135   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   136   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   137   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   138   1      2,91    18,03  0,44    3,51    21,75   0,44    4,43    27,48   0,45  ║ 
║  2    5   139   1      2,91    20,37  0,51    3,51    24,57   0,51    4,43    31,05   0,52  ║ 
║  2    5   140   1      2,91    14,71  0,44    3,51    17,75   0,45    4,43    22,42   0,45  ║ 
║  2    5   141   1      2,91    20,37  0,47    3,51    24,57   0,48    4,43    31,05   0,48  ║ 
║  2    5   142   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   143   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   144   1      2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   145   1      2,91    10,87  0,45    3,51    13,12   0,45    4,43    16,57   0,46  ║ 
║  2    5   146   1      2,95    13,47  0,84    3,56    15,97   0,85    4,49    15,97   0,85  ║ 
║  2    5   147   1      2,95     7,48  0,79    3,56     9,02   0,79    4,49     9,52   0,80  ║ 
║  2    5   148   1      2,95     9,73  0,83    3,56    11,69   0,84    4,49    11,69   0,84  ║ 
║  2    5   149   1      2,95     3,82  0,63    3,56     4,60   0,63    4,49     5,80   0,64  ║ 
║  2    5   150   1      2,88    12,27  0,88    3,47    13,95   0,88    4,40    13,95   0,90  ║ 
║  2    5   151   1      2,88    23,86  0,90    3,47    26,62   0,90    4,40    26,62   0,91  ║ 
║  2    5   152   1      2,88     4,83  0,68    3,47     5,84   0,68    4,40     7,14   0,69  ║ 
║  2    5   153   1      2,88    13,96  0,86    3,47    16,23   0,87    4,40    16,23   0,88  ║ 
║  2    5   154   1      2,88     6,18  0,75    3,47     7,46   0,76    4,40     8,23   0,76  ║ 
║  2    5   155   1     -3,54    87,21  0,75   -4,24   104,59   0,74   -5,23   117,03   0,73  ║ 
║  2    6     2   1     -3,54    87,21  0,75   -4,24   104,59   0,74   -5,23   117,03   0,73  ║ 
║  2    6     3   1     -3,38    71,36  0,66   -4,05    85,60   0,66   -5,02   106,10   0,66  ║ 
║  2    6     4   1     -3,38    14,51  0,50   -4,05    17,41   0,50   -5,02    21,58   0,50  ║ 
║  2    6     5   1     -3,38     8,29  0,42   -4,05     9,95   0,42   -5,02    12,33   0,42  ║ 
║  2    6     6   1     -3,38     8,18  0,43   -4,05     9,81   0,43   -5,02    12,17   0,43  ║ 
║  2    6     7   1     -3,38    10,39  0,42   -4,05    12,46   0,42   -5,02    15,44   0,41  ║ 
║  2    6     8   1     -3,38    78,21  0,70   -4,05    93,82   0,70   -5,02   111,97   0,69  ║ 
║  2    6     9   1     -3,27    68,00  0,57   -3,93    81,58   0,57   -4,89   101,52   0,57  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6    10   1     -3,27    52,26  0,59   -3,93    62,69   0,59   -4,89    78,02   0,59  ║ 
║  2    6    11   1     -3,27    11,15  0,39   -3,93    13,37   0,39   -4,89    16,64   0,39  ║ 
║  2    6    12   1     -3,27    28,11  0,74   -3,93    33,73   0,74   -4,89    38,14   0,73  ║ 
║  2    6    13   1     -3,27    28,11  0,74   -3,93    33,73   0,74   -4,89    38,06   0,74  ║ 
║  2    6    14   1     -3,27    11,15  0,38   -3,93    13,37   0,38   -4,89    16,64   0,38  ║ 
║  2    6    15   1     -3,27    13,31  0,42   -3,93    15,97   0,42   -4,89    19,87   0,41  ║ 
║  2    6    16   1     -3,27   103,54  0,75   -3,93   124,22   0,75   -4,89   137,37   0,75  ║ 
║  2    6    17   1     -3,21    63,39  0,57   -3,86    76,07   0,57   -4,81    94,89   0,57  ║ 
║  2    6    18   1     -3,21    22,50  0,49   -3,86    26,99   0,49   -4,81    33,67   0,49  ║ 
║  2    6    19   1     -3,21     6,76  0,29   -3,86     8,11   0,29   -4,81    10,12   0,29  ║ 
║  2    6    20   1     -3,21     9,22  0,35   -3,85    11,06   0,35   -4,81    13,80   0,35  ║ 
║  2    6    21   1     -3,21     9,97  0,36   -3,85    11,96   0,36   -4,81    14,92   0,36  ║ 
║  2    6    22   1     -3,21     4,31  0,22   -3,86     5,18   0,22   -4,81     6,46   0,22  ║ 
║  2    6    23   1     -3,21    22,50  0,50   -3,86    26,99   0,50   -4,81    33,67   0,50  ║ 
║  2    6    24   1     -3,21    68,20  0,57   -3,86    81,84   0,57   -4,81   102,08   0,57  ║ 
║  2    6    25   1     -3,16    62,40  0,56   -3,80    74,88   0,56   -4,74    93,60   0,56  ║ 
║  2    6    26   1     -3,16    22,14  0,50   -3,80    26,57   0,50   -4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    6    27   1     -3,16    13,91  0,37   -3,80    16,69   0,37   -4,74    20,86   0,37  ║ 
║  2    6    28   1     -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    6    29   1     -3,16    30,15  0,51   -3,80    36,17   0,51   -4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    6    30   1     -3,16    30,15  0,51   -3,80    36,17   0,51   -4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    6    31   1     -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    6    32   1     -3,16    15,47  0,39   -3,80    18,57   0,39   -4,74    23,21   0,39  ║ 
║  2    6    33   1     -3,16    22,14  0,50   -3,80    26,57   0,50   -4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    6    34   1     -3,16    67,13  0,56   -3,80    80,56   0,56   -4,74   100,70   0,56  ║ 
║  2    6    35   1     -3,10    92,20  0,71   -3,72   110,66   0,71   -4,67   129,33   0,71  ║ 
║  2    6    36   1     -3,10     9,55  0,32   -3,72    11,46   0,32   -4,67    14,36   0,32  ║ 
║  2    6    37   1     -3,10    10,57  0,40   -3,72    12,69   0,40   -4,67    15,90   0,40  ║ 
║  2    6    38   1     -3,10     8,53  0,43   -3,72    10,24   0,43   -4,67    12,83   0,43  ║ 
║  2    6    39   1     -3,10    10,57  0,48   -3,72    12,69   0,48   -4,67    15,90   0,48  ║ 
║  2    6    40   1     -3,10     9,55  0,37   -3,72    11,46   0,37   -4,67    14,36   0,37  ║ 
║  2    6    41   1     -3,10    13,65  0,39   -3,72    16,38   0,39   -4,67    20,53   0,39  ║ 
║  2    6    42   1     -3,10    95,42  0,70   -3,72   114,52   0,70   -4,67   135,94   0,70  ║ 
║  2    6    43   1     -3,00    89,13  0,81   -3,60   106,99   0,81   -4,53   110,45   0,81  ║ 
║  2    6    44   1     -3,00     6,31  0,68   -3,60     7,57   0,68   -4,53     9,29   0,68  ║ 
║  2    6    45   1     -3,00    92,25  0,72   -3,60   110,73   0,72   -4,53   127,44   0,73  ║ 
║  2    6    46   1     -2,84    74,23  0,60   -3,41    89,13   0,60   -4,33   113,10   0,61  ║ 
║  2    6    47   1     -2,84     5,97  0,35   -3,41     7,17   0,35   -4,33     9,10   0,36  ║ 
║  2    6    48   1     -2,84     8,73  0,35   -3,41    10,49   0,35   -4,33    13,31   0,36  ║ 
║  2    6    49   1     -2,84    13,42  0,38   -3,41    16,12   0,38   -4,33    20,45   0,38  ║ 
║  2    6    50   1     -2,84     2,65  0,43   -3,41     3,18   0,43   -4,33     4,03   0,43  ║ 
║  2    6    51   1     -2,84    20,33  0,58   -3,41    24,41   0,58   -4,33    30,98   0,59  ║ 
║  2    6    52   1     -2,84     1,08  0,17   -3,41     1,29   0,17   -4,33     1,64   0,17  ║ 
║  2    6    53   1     -2,84     5,88  0,70   -3,41     7,05   0,70   -4,33     8,43   0,71  ║ 
║  2    6    54   1     -2,71     8,11  0,80   -3,25     9,74   0,80   -4,16    10,20   0,81  ║ 
║  2    6    55   1     -2,71     2,37  0,29   -3,26     2,85   0,29   -4,16     3,64   0,29  ║ 
║  2    6    56   1     -2,62    18,96  0,85   -3,15    22,27   0,85   -4,05    22,27   0,88  ║ 
║  2    6    57   1     -2,62     8,24  0,73   -3,15     9,90   0,73   -4,05    11,25   0,75  ║ 
║  2    6    58   1     -2,62    10,99  0,77   -3,15    13,20   0,77   -4,05    14,28   0,79  ║ 
║  2    6    59   1     -2,62    18,59  0,78   -3,15    22,33   0,78   -4,05    23,74   0,81  ║ 
║  2    6    60   1     -2,54     2,89  0,56   -3,05     3,48   0,56   -3,93     4,49   0,58  ║ 
║  2    6    61   1     -2,54     4,07  0,59   -3,05     4,89   0,59   -3,93     6,31   0,61  ║ 
║  2    6    62   1     -2,54    27,65  0,80   -3,05    33,23   0,80   -3,93    34,63   0,83  ║ 
║  2    6    63   1     -2,54     4,86  0,62   -3,05     5,83   0,62   -3,93     7,53   0,64  ║ 
║  2    6    64   1     -2,54     3,87  0,60   -3,05     4,65   0,60   -3,93     6,00   0,62  ║ 
║  2    6    65   1      2,34     7,19  0,40    2,79     8,60   0,40    3,28    10,09   0,37  ║ 
║  2    6    66   1      2,34     0,39  0,13    2,79     0,46   0,12    3,28     0,54   0,12  ║ 
║  2    6    67   1      2,34     0,39  0,05    2,79     0,46   0,05    3,28     0,54   0,04  ║ 
║  2    6    68   1      2,34     0,39  0,13    2,79     0,46   0,12    3,28     0,54   0,12  ║ 
║  2    6    69   1      2,34    14,10  0,38    2,79    16,87   0,38    3,28    19,79   0,36  ║ 
║  2    6    70   1      2,34    14,10  0,37    2,79    16,87   0,37    3,28    19,79   0,34  ║ 
║  2    6    71   1      2,34    14,10  0,37    2,79    16,87   0,37    3,28    19,79   0,35  ║ 
║  2    6    72   1      2,34    14,10  0,39    2,79    16,87   0,39    3,28    19,79   0,37  ║ 
║  2    6    73   1      2,34     0,39  0,06    2,79     0,46   0,06    3,28     0,54   0,06  ║ 
║  2    6    74   1      2,34     0,39  0,06    2,79     0,46   0,06    3,28     0,54   0,05  ║ 
║  2    6    75   1      2,34     0,39  0,06    2,79     0,46   0,05    3,28     0,54   0,05  ║ 
║  2    6    76   1      2,34     9,51  0,43    2,79    11,37   0,43    3,28    13,34   0,40  ║ 
║  2    6    77   1      2,32     8,28  0,31    2,77     9,90   0,31    3,26    11,63   0,29  ║ 
║  2    6    78   1      2,32    14,74  0,36    2,77    17,63   0,36    3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2    6    79   1      2,32    14,74  0,36    2,77    17,63   0,36    3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2    6    80   1      2,32     8,66  0,33    2,77    10,36   0,33    3,26    12,17   0,31  ║ 
║  2    6    81   1      2,32     7,90  0,31    2,77     9,44   0,31    3,26    11,09   0,29  ║ 
║  2    6    82   1      2,32    14,74  0,36    2,77    17,63   0,36    3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2    6    83   1      2,32    14,74  0,35    2,77    17,63   0,35    3,26    20,70   0,33  ║ 
║  2    6    84   1      2,32     9,05  0,33    2,77    10,82   0,32    3,26    12,70   0,30  ║ 
║  2    6    85   1      2,22     8,30  0,30    2,66     9,92   0,30    3,13    11,69   0,28  ║ 
║  2    6    86   1      2,22    14,12  0,36    2,66    16,88   0,36    3,13    19,89   0,34  ║ 
║  2    6    87   1      2,22    14,12  0,36    2,66    16,88   0,36    3,13    19,89   0,34  ║ 
║  2    6    88   1      2,22     7,93  0,27    2,66     9,48   0,27    3,13    11,18   0,25  ║ 
║  2    6    89   1      2,22    10,50  0,27    2,66    12,55   0,27    3,13    14,79   0,26  ║ 
║  2    6    90   1      2,22    17,67  0,34    2,66    21,13   0,34    3,13    24,90   0,32  ║ 
║  2    6    91   1      2,22    38,47  0,50    2,66    46,01   0,50    3,13    54,21   0,47  ║ 
║  2    6    92   1      2,17     7,40  0,36    2,60     8,85   0,36    3,07    10,45   0,34  ║ 
║  2    6    93   1      2,17    13,81  0,42    2,60    16,52   0,42    3,07    19,50   0,40  ║ 
║  2    6    94   1      2,17    37,97  0,47    2,60    45,41   0,47    3,07    53,60   0,44  ║ 
║  2    6    95   1      2,17    37,97  0,54    2,60    45,41   0,54    3,07    53,60   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6    96   1      2,17    13,81  0,35    2,60    16,52   0,35    3,07    19,50   0,33  ║ 
║  2    6    97   1      2,17    12,41  0,35    2,60    14,84   0,34    3,07    17,51   0,33  ║ 
║  2    6    98   1      2,17    15,91  0,38    2,60    19,02   0,38    3,07    22,46   0,36  ║ 
║  2    6    99   1      2,17    14,51  0,35    2,60    17,36   0,35    3,07    20,49   0,33  ║ 
║  2    6   100   1      2,17    11,70  0,36    2,60    13,99   0,36    3,07    16,51   0,34  ║ 
║  2    6   101   1      2,08    32,64  0,41    2,49    39,04   0,41    2,95    46,24   0,39  ║ 
║  2    6   102   1      2,08    44,53  0,53    2,49    53,27   0,52    2,95    63,09   0,50  ║ 
║  2    6   103   1     -1,93     4,10  0,22   -2,32     4,93   0,22   -2,98     6,35   0,22  ║ 
║  2    6   104   1     -3,64     6,23  0,39   -4,37     7,47   0,39   -5,41     9,25   0,39  ║ 
║  2    6   105   1      2,00    31,31  0,39    2,39    37,45   0,39    2,84    44,52   0,37  ║ 
║  2    6   106   1      2,00    42,72  0,50    2,39    51,10   0,50    2,84    60,75   0,47  ║ 
║  2    6   107   1      1,91     6,18  0,32    2,28     7,39   0,32    2,72     8,83   0,30  ║ 
║  2    6   108   1      1,91    12,12  0,47    2,28    14,50   0,47    2,72    17,31   0,45  ║ 
║  2    6   109   1      1,91    33,61  0,41    2,28    40,21   0,41    2,72    48,00   0,39  ║ 
║  2    6   110   1      1,91    33,32  0,48    2,28    39,86   0,47    2,72    47,59   0,45  ║ 
║  2    6   111   1      1,91    12,12  0,30    2,28    14,50   0,30    2,72    17,31   0,29  ║ 
║  2    6   112   1      1,91    10,26  0,30    2,28    12,28   0,30    2,72    14,66   0,29  ║ 
║  2    6   113   1      1,91    68,51  0,58    2,28    81,96   0,58    2,72    97,84   0,56  ║ 
║  2    6   114   1      1,91     7,12  0,43    2,28     8,52   0,43    2,72    10,18   0,41  ║ 
║  2    6   115   1      1,91     0,32  0,07    2,28     0,38   0,07    2,72     0,45   0,07  ║ 
║  2    6   116   1      1,97     0,35  0,21    2,35     0,42   0,21    2,80     0,50   0,20  ║ 
║  2    6   117   1      1,97    33,10  0,63    2,35    39,59   0,63    2,80    47,14   0,60  ║ 
║  2    6   118   1      1,86     6,34  0,24    2,23     7,58   0,24    2,66     9,07   0,23  ║ 
║  2    6   119   1      1,86    11,83  0,30    2,23    14,15   0,30    2,66    16,93   0,28  ║ 
║  2    6   120   1      1,86    11,83  0,31    2,23    14,15   0,31    2,66    16,93   0,30  ║ 
║  2    6   121   1      1,86     7,26  0,23    2,23     8,68   0,23    2,66    10,39   0,22  ║ 
║  2    6   122   1      1,86     8,79  0,27    2,23    10,52   0,26    2,66    12,59   0,25  ║ 
║  2    6   123   1      1,86    14,80  0,30    2,23    17,71   0,30    2,66    21,19   0,29  ║ 
║  2    6   124   1      1,86    14,80  0,32    2,23    17,71   0,31    2,66    21,19   0,30  ║ 
║  2    6   125   1      1,86     7,87  0,29    2,23     9,42   0,29    2,66    11,27   0,28  ║ 
║  2    6   126   1      1,76     6,00  0,23    2,11     7,18   0,23    2,54     8,64   0,22  ║ 
║  2    6   127   1      1,76    11,21  0,28    2,11    13,41   0,28    2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2    6   128   1      1,76    11,21  0,27    2,11    13,41   0,27    2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2    6   129   1      1,76     6,88  0,26    2,11     8,23   0,26    2,54     9,90   0,25  ║ 
║  2    6   130   1      1,76     6,00  0,23    2,11     7,18   0,23    2,54     8,64   0,22  ║ 
║  2    6   131   1      1,76    11,21  0,27    2,11    13,41   0,27    2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2    6   132   1      1,76    11,21  0,27    2,11    13,41   0,27    2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2    6   133   1      1,76     6,88  0,21    2,11     8,23   0,21    2,54     9,90   0,20  ║ 
║  2    6   134   1      1,74     5,06  0,32    2,08     6,06   0,32    2,51     7,30   0,31  ║ 
║  2    6   135   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   136   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   137   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   138   1      1,74    10,77  0,26    2,08    12,89   0,26    2,51    15,53   0,25  ║ 
║  2    6   139   1      1,74    12,17  0,30    2,08    14,57   0,30    2,51    17,55   0,29  ║ 
║  2    6   140   1      1,74     8,79  0,27    2,08    10,52   0,26    2,51    12,67   0,25  ║ 
║  2    6   141   1      1,74    12,17  0,28    2,08    14,57   0,28    2,51    17,55   0,27  ║ 
║  2    6   142   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   143   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   144   1      1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   145   1      1,74     6,50  0,27    2,08     7,77   0,27    2,51     9,36   0,26  ║ 
║  2    6   146   1      1,79     8,14  0,51    2,14     9,74   0,51    2,57    11,70   0,49  ║ 
║  2    6   147   1      1,79     4,52  0,48    2,14     5,41   0,47    2,57     6,50   0,46  ║ 
║  2    6   148   1      1,79     5,88  0,50    2,14     7,04   0,50    2,57     8,46   0,48  ║ 
║  2    6   149   1      1,79     2,31  0,38    2,14     2,76   0,38    2,57     3,32   0,37  ║ 
║  2    6   150   1      1,70     7,27  0,52    2,04     8,70   0,52    2,46    10,49   0,50  ║ 
║  2    6   151   1      1,70    14,13  0,53    2,04    16,91   0,53    2,46    20,41   0,51  ║ 
║  2    6   152   1      1,70     2,86  0,40    2,04     3,43   0,40    2,46     4,14   0,39  ║ 
║  2    6   153   1      1,70     8,27  0,51    2,04     9,89   0,51    2,46    11,94   0,49  ║ 
║  2    6   154   1      1,70     3,66  0,44    2,04     4,38   0,44    2,46     5,28   0,43  ║ 
║  2    6   155   1     -3,39    83,52  0,71   -4,04    99,63   0,71   -4,85   117,03   0,68  ║ 
║  2    7     2   1     -3,39    83,52  0,71   -4,04    99,63   0,71   -4,85   117,03   0,68  ║ 
║  2    7     3   1     -3,29    69,55  0,64   -3,93    83,18   0,64   -4,81   101,57   0,63  ║ 
║  2    7     4   1     -3,29    14,15  0,49   -3,93    16,92   0,49   -4,81    20,66   0,48  ║ 
║  2    7     5   1     -3,29     8,08  0,41   -3,93     9,66   0,41   -4,81    11,80   0,40  ║ 
║  2    7     6   1     -3,29     7,97  0,42   -3,93     9,54   0,42   -4,81    11,65   0,41  ║ 
║  2    7     7   1     -3,29    10,12  0,41   -3,93    12,11   0,41   -4,81    14,78   0,40  ║ 
║  2    7     8   1     -3,29    76,24  0,68   -3,93    91,17   0,68   -4,81   111,33   0,66  ║ 
║  2    7     9   1     -3,23    67,08  0,57   -3,87    80,35   0,56   -4,78    99,23   0,56  ║ 
║  2    7    10   1     -3,23    51,55  0,59   -3,87    61,75   0,58   -4,78    76,26   0,58  ║ 
║  2    7    11   1     -3,23    11,00  0,39   -3,87    13,17   0,39   -4,78    16,27   0,38  ║ 
║  2    7    12   1     -3,23    27,73  0,73   -3,87    33,22   0,73   -4,78    38,14   0,72  ║ 
║  2    7    13   1     -3,23    27,73  0,73   -3,87    33,22   0,73   -4,78    38,06   0,72  ║ 
║  2    7    14   1     -3,23    11,00  0,37   -3,87    13,17   0,37   -4,78    16,27   0,37  ║ 
║  2    7    15   1     -3,23    13,13  0,41   -3,87    15,73   0,41   -4,78    19,43   0,40  ║ 
║  2    7    16   1     -3,23   102,15  0,74   -3,87   122,35   0,74   -4,78   137,37   0,73  ║ 
║  2    7    17   1     -3,19    63,00  0,57   -3,83    75,53   0,57   -4,76    93,89   0,56  ║ 
║  2    7    18   1     -3,19    22,36  0,49   -3,83    26,80   0,49   -4,76    33,32   0,49  ║ 
║  2    7    19   1     -3,19     6,72  0,29   -3,83     8,05   0,29   -4,76    10,01   0,29  ║ 
║  2    7    20   1     -3,19     9,17  0,35   -3,83    10,99   0,35   -4,76    13,66   0,35  ║ 
║  2    7    21   1     -3,19     9,91  0,36   -3,83    11,88   0,36   -4,76    14,77   0,36  ║ 
║  2    7    22   1     -3,19     4,29  0,22   -3,83     5,14   0,22   -4,76     6,39   0,22  ║ 
║  2    7    23   1     -3,19    22,36  0,50   -3,83    26,80   0,50   -4,76    33,32   0,50  ║ 
║  2    7    24   1     -3,19    67,78  0,57   -3,83    81,26   0,57   -4,76   101,01   0,56  ║ 
║  2    7    25   1     -3,16    62,40  0,56   -3,80    74,88   0,56   -4,74    93,60   0,56  ║ 
║  2    7    26   1     -3,16    22,14  0,50   -3,80    26,57   0,50   -4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    7    27   1     -3,16    13,91  0,37   -3,80    16,69   0,37   -4,74    20,86   0,37  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7    28   1     -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    7    29   1     -3,16    30,15  0,51   -3,80    36,17   0,51   -4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    7    30   1     -3,16    30,15  0,51   -3,80    36,17   0,51   -4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2    7    31   1     -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    7    32   1     -3,16    15,47  0,39   -3,80    18,57   0,39   -4,74    23,21   0,39  ║ 
║  2    7    33   1     -3,16    22,14  0,50   -3,80    26,57   0,50   -4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2    7    34   1     -3,16    67,13  0,56   -3,80    80,56   0,56   -4,74   100,70   0,56  ║ 
║  2    7    35   1     -3,13    92,91  0,72   -3,76   111,60   0,72   -4,73   129,33   0,72  ║ 
║  2    7    36   1     -3,13     9,62  0,32   -3,76    11,56   0,32   -4,73    14,54   0,32  ║ 
║  2    7    37   1     -3,13    10,65  0,40   -3,76    12,80   0,41   -4,73    16,10   0,41  ║ 
║  2    7    38   1     -3,13     8,59  0,43   -3,76    10,32   0,44   -4,73    12,99   0,44  ║ 
║  2    7    39   1     -3,13    10,65  0,48   -3,76    12,80   0,48   -4,73    16,10   0,49  ║ 
║  2    7    40   1     -3,13     9,62  0,37   -3,76    11,56   0,37   -4,73    14,54   0,38  ║ 
║  2    7    41   1     -3,13    13,75  0,39   -3,76    16,52   0,39   -4,73    20,79   0,39  ║ 
║  2    7    42   1     -3,13    96,16  0,71   -3,76   115,50   0,71   -4,73   135,94   0,71  ║ 
║  2    7    43   1     -3,06    91,07  0,82   -3,69   109,59   0,83   -4,70   110,45   0,84  ║ 
║  2    7    44   1     -3,06     6,45  0,69   -3,69     7,76   0,70   -4,70     9,29   0,71  ║ 
║  2    7    45   1     -3,06    94,25  0,74   -3,69   113,42   0,74   -4,70   127,44   0,76  ║ 
║  2    7    46   1     -2,97    77,62  0,62   -3,58    93,68   0,63   -4,65   121,61   0,65  ║ 
║  2    7    47   1     -2,97     6,24  0,37   -3,58     7,54   0,37   -4,65     9,78   0,38  ║ 
║  2    7    48   1     -2,97     9,13  0,37   -3,58    11,02   0,37   -4,65    14,31   0,38  ║ 
║  2    7    49   1     -2,97    14,03  0,39   -3,58    16,94   0,40   -4,65    21,99   0,41  ║ 
║  2    7    50   1     -2,97     2,77  0,45   -3,58     3,34   0,45   -4,65     4,33   0,47  ║ 
║  2    7    51   1     -2,97    21,26  0,61   -3,58    25,66   0,61   -4,65    33,31   0,64  ║ 
║  2    7    52   1     -2,97     1,13  0,17   -3,58     1,36   0,17   -4,65     1,77   0,18  ║ 
║  2    7    53   1     -2,97     6,14  0,73   -3,58     7,42   0,73   -4,65     8,43   0,76  ║ 
║  2    7    54   1     -2,89     8,65  0,85   -3,50    10,20   0,86   -4,61    10,20   0,90  ║ 
║  2    7    55   1     -2,89     2,53  0,31   -3,50     3,06   0,31   -4,61     4,04   0,33  ║ 
║  2    7    56   1     -2,84    20,52  0,92   -3,44    22,27   0,93   -4,59    22,27   0,99  ║ 
║  2    7    57   1     -2,84     8,92  0,79   -3,44    10,82   0,80   -4,59    11,25   0,85  ║ 
║  2    7    58   1     -2,84    11,90  0,83   -3,44    14,28   0,84   -4,59    14,28   0,90  ║ 
║  2    7    59   1     -2,84    20,12  0,85   -3,44    23,74   0,86   -4,59    23,74   0,91  ║ 
║  2    7    60   1     -2,79     3,18  0,61   -3,38     3,86   0,62   -4,56     5,19   0,67  ║ 
║  2    7    61   1     -2,79     4,47  0,65   -3,38     5,43   0,65   -4,56     6,93   0,70  ║ 
║  2    7    62   1     -2,79    30,39  0,88   -3,38    34,63   0,89   -4,56    34,63   0,96  ║ 
║  2    7    63   1     -2,79     5,33  0,68   -3,38     6,48   0,69   -4,56     7,79   0,75  ║ 
║  2    7    64   1     -2,79     4,25  0,65   -3,38     5,16   0,66   -4,56     6,50   0,71  ║ 
║  2    7    65   1      0,19     0,60  0,03    0,21     0,65   0,03    0,09     0,29   0,01  ║ 
║  2    7    66   1      0,19     0,03  0,01    0,21     0,04   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    67   1      0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    68   1      0,19     0,03  0,01    0,21     0,04   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    69   1      0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    70   1      0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    71   1      0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    72   1      0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    73   1      0,19     0,03  0,01    0,21     0,04   0,00    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    74   1      0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    75   1      0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    76   1      0,19     0,79  0,04    0,21     0,86   0,03    0,09     0,38   0,01  ║ 
║  2    7    77   1      0,18     0,65  0,02    0,20     0,71   0,02    0,09     0,31   0,01  ║ 
║  2    7    78   1      0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    79   1      0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    80   1      0,18     0,68  0,03    0,20     0,75   0,02    0,09     0,33   0,01  ║ 
║  2    7    81   1      0,18     0,62  0,02    0,20     0,68   0,02    0,09     0,30   0,01  ║ 
║  2    7    82   1      0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    83   1      0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,03    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    84   1      0,18     0,71  0,03    0,20     0,78   0,02    0,09     0,34   0,01  ║ 
║  2    7    85   1      0,12     0,46  0,02    0,14     0,51   0,02    0,06     0,22   0,01  ║ 
║  2    7    86   1      0,12     0,79  0,02    0,14     0,86   0,02    0,06     0,38   0,01  ║ 
║  2    7    87   1      0,12     0,79  0,02    0,14     0,86   0,02    0,06     0,38   0,01  ║ 
║  2    7    88   1      0,12     0,44  0,02    0,14     0,48   0,01    0,06     0,21   0,00  ║ 
║  2    7    89   1      0,12     0,59  0,02    0,14     0,64   0,01    0,06     0,28   0,00  ║ 
║  2    7    90   1      0,12     0,99  0,02    0,14     1,08   0,02    0,06     0,48   0,01  ║ 
║  2    7    91   1      0,12     2,14  0,03    0,14     2,35   0,03    0,06     1,04   0,01  ║ 
║  2    7    92   1      0,10     0,32  0,02    0,10     0,35   0,01    0,05     0,16   0,01  ║ 
║  2    7    93   1      0,10     0,60  0,02    0,10     0,66   0,02    0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    7    94   1      0,10     1,66  0,02    0,10     1,82   0,02    0,05     0,81   0,01  ║ 
║  2    7    95   1      0,10     1,66  0,02    0,10     1,82   0,02    0,05     0,81   0,01  ║ 
║  2    7    96   1      0,10     0,60  0,02    0,10     0,66   0,01    0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    7    97   1      0,10     0,54  0,02    0,10     0,59   0,01    0,05     0,26   0,00  ║ 
║  2    7    98   1      0,10     0,70  0,02    0,10     0,76   0,02    0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    7    99   1      0,10     0,64  0,02    0,10     0,70   0,01    0,05     0,31   0,01  ║ 
║  2    7   100   1      0,10     0,51  0,02    0,10     0,56   0,01    0,05     0,25   0,01  ║ 
║  2    7   101   1      0,04     0,65  0,01    0,05     0,71   0,01    0,02     0,32   0,00  ║ 
║  2    7   102   1      0,04     0,89  0,01    0,05     0,97   0,01    0,02     0,44   0,00  ║ 
║  2    7   103   1     -2,81     5,98  0,31   -3,38     7,19   0,32   -4,28     9,12   0,32  ║ 
║  2    7   104   1     -2,74     4,69  0,30   -3,30     5,64   0,30   -4,17     7,13   0,30  ║ 
║  2    7   105   1     -0,01     0,15  0,00   -0,01     0,16   0,00    0,00     0,06   0,00  ║ 
║  2    7   106   1     -0,01     0,20  0,00   -0,01     0,22   0,00    0,00     0,08   0,00  ║ 
║  2    7   107   1     -0,06     0,21  0,01   -0,07     0,23   0,01   -0,03     0,10   0,00  ║ 
║  2    7   108   1     -0,06     0,41  0,02   -0,07     0,45   0,01   -0,03     0,19   0,00  ║ 
║  2    7   109   1     -0,06     1,14  0,01   -0,07     1,24   0,01   -0,03     0,54   0,00  ║ 
║  2    7   110   1     -0,06     1,13  0,02   -0,07     1,23   0,01   -0,03     0,53   0,01  ║ 
║  2    7   111   1     -0,06     0,41  0,01   -0,07     0,45   0,01   -0,03     0,19   0,00  ║ 
║  2    7   112   1     -0,06     0,35  0,01   -0,07     0,38   0,01   -0,03     0,16   0,00  ║ 
║  2    7   113   1     -0,06     2,32  0,02   -0,07     2,53   0,02   -0,03     1,09   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7   114   1     -0,06     0,24  0,01   -0,07     0,26   0,01   -0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2    7   115   1     -0,06     0,01  0,00   -0,07     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   116   1     -0,03     0,01  0,00   -0,03     0,01   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  2    7   117   1     -0,03     0,49  0,01   -0,03     0,54   0,01   -0,01     0,23   0,00  ║ 
║  2    7   118   1     -0,09     0,31  0,01   -0,10     0,34   0,01   -0,04     0,15   0,00  ║ 
║  2    7   119   1     -0,09     0,59  0,01   -0,10     0,64   0,01   -0,04     0,28   0,00  ║ 
║  2    7   120   1     -0,09     0,59  0,02   -0,10     0,64   0,01   -0,04     0,28   0,00  ║ 
║  2    7   121   1     -0,09     0,36  0,01   -0,10     0,39   0,01   -0,04     0,17   0,00  ║ 
║  2    7   122   1     -0,09     0,44  0,01   -0,10     0,48   0,01   -0,04     0,21   0,00  ║ 
║  2    7   123   1     -0,09     0,74  0,01   -0,10     0,80   0,01   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  2    7   124   1     -0,09     0,74  0,02   -0,10     0,80   0,01   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  2    7   125   1     -0,09     0,39  0,01   -0,10     0,43   0,01   -0,04     0,19   0,00  ║ 
║  2    7   126   1     -0,15     0,51  0,02   -0,17     0,56   0,02   -0,07     0,24   0,01  ║ 
║  2    7   127   1     -0,15     0,96  0,02   -0,17     1,05   0,02   -0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    7   128   1     -0,15     0,96  0,02   -0,17     1,05   0,02   -0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    7   129   1     -0,15     0,59  0,02   -0,17     0,64   0,02   -0,07     0,28   0,01  ║ 
║  2    7   130   1     -0,15     0,51  0,02   -0,17     0,56   0,02   -0,07     0,24   0,01  ║ 
║  2    7   131   1     -0,15     0,96  0,02   -0,17     1,05   0,02   -0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    7   132   1     -0,15     0,96  0,02   -0,17     1,05   0,02   -0,07     0,46   0,01  ║ 
║  2    7   133   1     -0,15     0,59  0,02   -0,17     0,64   0,02   -0,07     0,28   0,01  ║ 
║  2    7   134   1     -0,17     0,48  0,03   -0,18     0,53   0,03   -0,08     0,23   0,01  ║ 
║  2    7   135   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   136   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   137   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   138   1     -0,17     1,02  0,02   -0,18     1,12   0,02   -0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    7   139   1     -0,17     1,16  0,03   -0,18     1,26   0,03   -0,08     0,55   0,01  ║ 
║  2    7   140   1     -0,17     0,84  0,03   -0,18     0,91   0,02   -0,08     0,40   0,01  ║ 
║  2    7   141   1     -0,17     1,16  0,03   -0,18     1,26   0,02   -0,08     0,55   0,01  ║ 
║  2    7   142   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   143   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   144   1     -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,08     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   145   1     -0,17     0,62  0,03   -0,18     0,68   0,02   -0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    7   146   1     -0,14     0,62  0,04   -0,15     0,68   0,04   -0,07     0,30   0,01  ║ 
║  2    7   147   1     -0,14     0,35  0,04   -0,15     0,38   0,03   -0,07     0,17   0,01  ║ 
║  2    7   148   1     -0,14     0,45  0,04   -0,15     0,49   0,04   -0,07     0,21   0,01  ║ 
║  2    7   149   1     -0,14     0,18  0,03   -0,15     0,19   0,03   -0,07     0,08   0,01  ║ 
║  2    7   150   1     -0,19     0,79  0,06   -0,20     0,87   0,05   -0,09     0,38   0,02  ║ 
║  2    7   151   1     -0,19     1,54  0,06   -0,20     1,69   0,05   -0,09     0,74   0,02  ║ 
║  2    7   152   1     -0,19     0,31  0,04   -0,20     0,34   0,04   -0,09     0,15   0,01  ║ 
║  2    7   153   1     -0,19     0,90  0,06   -0,20     0,99   0,05   -0,09     0,43   0,02  ║ 
║  2    7   154   1     -0,19     0,40  0,05   -0,20     0,44   0,04   -0,09     0,19   0,02  ║ 
║  2    7   155   1     -3,23    79,56  0,68   -3,74    92,13   0,66   -4,26   105,14   0,60  ║ 
║  2    8     2   1     -3,23    79,56  0,68   -3,74    92,13   0,66   -4,26   105,14   0,60  ║ 
║  2    8     3   1     -3,20    67,62  0,63   -3,73    78,83   0,61   -4,33    91,45   0,56  ║ 
║  2    8     4   1     -3,20    13,75  0,48   -3,73    16,03   0,46   -4,33    18,60   0,43  ║ 
║  2    8     5   1     -3,20     7,86  0,40   -3,73     9,16   0,39   -4,33    10,62   0,36  ║ 
║  2    8     6   1     -3,20     7,75  0,41   -3,73     9,04   0,40   -4,33    10,49   0,37  ║ 
║  2    8     7   1     -3,20     9,84  0,40   -3,73    11,47   0,38   -4,33    13,31   0,36  ║ 
║  2    8     8   1     -3,20    74,12  0,66   -3,73    86,40   0,64   -4,33   100,23   0,60  ║ 
║  2    8     9   1     -3,18    66,10  0,56   -3,72    77,39   0,54   -4,37    90,73   0,51  ║ 
║  2    8    10   1     -3,18    50,80  0,58   -3,72    59,48   0,56   -4,37    69,73   0,53  ║ 
║  2    8    11   1     -3,18    10,84  0,38   -3,72    12,69   0,37   -4,37    14,87   0,35  ║ 
║  2    8    12   1     -3,18    27,33  0,72   -3,72    32,00   0,70   -4,37    37,51   0,66  ║ 
║  2    8    13   1     -3,18    27,33  0,72   -3,72    32,00   0,70   -4,37    37,51   0,66  ║ 
║  2    8    14   1     -3,18    10,84  0,37   -3,72    12,69   0,36   -4,37    14,87   0,34  ║ 
║  2    8    15   1     -3,18    12,94  0,40   -3,72    15,15   0,39   -4,37    17,76   0,37  ║ 
║  2    8    16   1     -3,18   100,66  0,73   -3,72   117,84   0,71   -4,37   137,37   0,67  ║ 
║  2    8    17   1     -3,17    62,57  0,56   -3,72    73,44   0,55   -4,39    86,61   0,52  ║ 
║  2    8    18   1     -3,17    22,20  0,49   -3,72    26,06   0,48   -4,39    30,74   0,45  ║ 
║  2    8    19   1     -3,17     6,67  0,29   -3,72     7,83   0,28   -4,39     9,23   0,27  ║ 
║  2    8    20   1     -3,17     9,11  0,35   -3,72    10,69   0,34   -4,39    12,61   0,32  ║ 
║  2    8    21   1     -3,17     9,84  0,36   -3,72    11,56   0,35   -4,39    13,63   0,33  ║ 
║  2    8    22   1     -3,17     4,26  0,22   -3,72     5,00   0,21   -4,39     5,89   0,20  ║ 
║  2    8    23   1     -3,17    22,20  0,50   -3,72    26,06   0,49   -4,39    30,74   0,46  ║ 
║  2    8    24   1     -3,17    67,32  0,56   -3,72    79,01   0,55   -4,39    93,18   0,52  ║ 
║  2    8    25   1     -3,16    62,40  0,56   -3,72    73,39   0,55   -4,41    87,00   0,52  ║ 
║  2    8    26   1     -3,16    22,14  0,50   -3,72    26,05   0,49   -4,41    30,87   0,47  ║ 
║  2    8    27   1     -3,16    13,91  0,37   -3,72    16,36   0,36   -4,41    19,39   0,34  ║ 
║  2    8    28   1     -3,16    17,03  1,00   -3,72    17,03   0,98   -4,41    17,03   0,93  ║ 
║  2    8    29   1     -3,16    30,15  0,51   -3,72    35,46   0,50   -4,41    42,03   0,48  ║ 
║  2    8    30   1     -3,16    30,15  0,51   -3,72    35,46   0,50   -4,41    42,03   0,47  ║ 
║  2    8    31   1     -3,16    17,03  1,00   -3,72    17,03   0,98   -4,41    17,03   0,93  ║ 
║  2    8    32   1     -3,16    15,47  0,39   -3,72    18,20   0,38   -4,41    21,57   0,36  ║ 
║  2    8    33   1     -3,16    22,14  0,50   -3,72    26,05   0,49   -4,41    30,87   0,46  ║ 
║  2    8    34   1     -3,16    67,13  0,56   -3,72    78,96   0,55   -4,41    93,60   0,52  ║ 
║  2    8    35   1     -3,15    93,67  0,72   -3,72   110,44   0,71   -4,43   129,33   0,68  ║ 
║  2    8    36   1     -3,15     9,70  0,32   -3,72    11,44   0,32   -4,43    13,64   0,30  ║ 
║  2    8    37   1     -3,15    10,74  0,41   -3,72    12,66   0,40   -4,43    15,10   0,38  ║ 
║  2    8    38   1     -3,15     8,66  0,44   -3,72    10,22   0,43   -4,43    12,18   0,41  ║ 
║  2    8    39   1     -3,15    10,74  0,49   -3,72    12,66   0,48   -4,43    15,10   0,45  ║ 
║  2    8    40   1     -3,15     9,70  0,38   -3,72    11,44   0,37   -4,43    13,64   0,35  ║ 
║  2    8    41   1     -3,15    13,87  0,39   -3,72    16,35   0,39   -4,43    19,49   0,37  ║ 
║  2    8    42   1     -3,15    96,94  0,71   -3,72   114,30   0,70   -4,43   135,94   0,67  ║ 
║  2    8    43   1     -3,13    93,14  0,84   -3,71   110,31   0,83   -4,47   110,45   0,80  ║ 
║  2    8    44   1     -3,13     6,59  0,71   -3,71     7,81   0,70   -4,47     9,29   0,68  ║ 
║  2    8    45   1     -3,13    96,40  0,76   -3,71   114,16   0,75   -4,47   127,44   0,72  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    8    46   1     -3,11    81,25  0,65   -3,71    96,89   0,65   -4,54   118,59   0,64  ║ 
║  2    8    47   1     -3,11     6,54  0,39   -3,71     7,79   0,38   -4,54     9,54   0,38  ║ 
║  2    8    48   1     -3,11     9,56  0,39   -3,71    11,40   0,38   -4,54    13,95   0,37  ║ 
║  2    8    49   1     -3,11    14,69  0,41   -3,71    17,52   0,41   -4,54    21,44   0,40  ║ 
║  2    8    50   1     -3,11     2,90  0,47   -3,71     3,45   0,46   -4,54     4,23   0,46  ║ 
║  2    8    51   1     -3,11    22,25  0,64   -3,71    26,54   0,63   -4,54    32,48   0,62  ║ 
║  2    8    52   1     -3,11     1,18  0,18   -3,71     1,41   0,18   -4,54     1,72   0,18  ║ 
║  2    8    53   1     -3,11     6,43  0,76   -3,71     7,67   0,76   -4,54     8,43   0,74  ║ 
║  2    8    54   1     -3,09     9,23  0,91   -3,70    10,20   0,90   -4,59    10,20   0,90  ║ 
║  2    8    55   1     -3,09     2,70  0,33   -3,70     3,24   0,33   -4,59     4,02   0,32  ║ 
║  2    8    56   1     -3,07    22,20  1,00   -3,70    22,27   1,00   -4,62    22,27   1,00  ║ 
║  2    8    57   1     -3,07     9,65  0,86   -3,70    11,25   0,86   -4,62    11,25   0,86  ║ 
║  2    8    58   1     -3,07    12,87  0,90   -3,70    14,28   0,90   -4,62    14,28   0,90  ║ 
║  2    8    59   1     -3,07    21,76  0,92   -3,70    23,74   0,92   -4,62    23,74   0,92  ║ 
║  2    8    60   1     -3,06     3,49  0,67   -3,69     4,21   0,68   -4,65     5,19   0,68  ║ 
║  2    8    61   1     -3,06     4,90  0,71   -3,69     5,92   0,71   -4,65     6,93   0,72  ║ 
║  2    8    62   1     -3,06    33,32  0,96   -3,69    34,63   0,97   -4,65    34,63   0,98  ║ 
║  2    8    63   1     -3,06     5,85  0,75   -3,69     7,07   0,76   -4,65     7,79   0,76  ║ 
║  2    8    64   1     -3,06     4,66  0,72   -3,69     5,63   0,72   -4,65     6,50   0,73  ║ 
║  2    8    65   1     -1,97     6,06  0,34   -2,34     7,21   0,33   -2,85     8,75   0,32  ║ 
║  2    8    66   1     -1,97     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,10   -2,85     0,47   0,10  ║ 
║  2    8    67   1     -1,97     0,33  0,04   -2,34     0,39   0,04   -2,85     0,47   0,04  ║ 
║  2    8    68   1     -1,97     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,10   -2,85     0,47   0,10  ║ 
║  2    8    69   1     -1,97    11,88  0,32   -2,34    14,15   0,32   -2,85    17,17   0,31  ║ 
║  2    8    70   1     -1,97    11,88  0,31   -2,34    14,15   0,31   -2,85    17,17   0,30  ║ 
║  2    8    71   1     -1,97    11,88  0,31   -2,34    14,15   0,31   -2,85    17,17   0,30  ║ 
║  2    8    72   1     -1,97    11,88  0,33   -2,34    14,15   0,33   -2,85    17,17   0,32  ║ 
║  2    8    73   1     -1,97     0,33  0,05   -2,34     0,39   0,05   -2,85     0,47   0,05  ║ 
║  2    8    74   1     -1,97     0,33  0,05   -2,34     0,39   0,05   -2,85     0,47   0,05  ║ 
║  2    8    75   1     -1,97     0,33  0,05   -2,34     0,39   0,05   -2,85     0,47   0,04  ║ 
║  2    8    76   1     -1,97     8,01  0,36   -2,34     9,54   0,36   -2,85    11,57   0,35  ║ 
║  2    8    77   1     -1,97     7,04  0,26   -2,35     8,38   0,26   -2,84    10,14   0,25  ║ 
║  2    8    78   1     -1,97    12,54  0,31   -2,35    14,92   0,30   -2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    8    79   1     -1,97    12,54  0,30   -2,35    14,92   0,30   -2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    8    80   1     -1,97     7,37  0,28   -2,35     8,77   0,28   -2,84    10,61   0,27  ║ 
║  2    8    81   1     -1,97     6,72  0,26   -2,35     7,99   0,26   -2,84     9,67   0,25  ║ 
║  2    8    82   1     -1,97    12,54  0,31   -2,35    14,92   0,30   -2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    8    83   1     -1,97    12,54  0,30   -2,35    14,92   0,30   -2,84    18,04   0,29  ║ 
║  2    8    84   1     -1,97     7,69  0,28   -2,35     9,15   0,27   -2,84    11,07   0,27  ║ 
║  2    8    85   1     -1,99     7,43  0,27   -2,35     8,78   0,26   -2,80    10,46   0,25  ║ 
║  2    8    86   1     -1,99    12,64  0,32   -2,35    14,94   0,32   -2,80    17,80   0,30  ║ 
║  2    8    87   1     -1,99    12,64  0,32   -2,35    14,94   0,32   -2,80    17,80   0,30  ║ 
║  2    8    88   1     -1,99     7,10  0,24   -2,35     8,39   0,24   -2,80    10,00   0,23  ║ 
║  2    8    89   1     -1,99     9,40  0,24   -2,35    11,11   0,24   -2,80    13,24   0,23  ║ 
║  2    8    90   1     -1,99    15,82  0,30   -2,35    18,70   0,30   -2,80    22,28   0,28  ║ 
║  2    8    91   1     -1,99    34,45  0,45   -2,35    40,72   0,44   -2,80    48,51   0,42  ║ 
║  2    8    92   1     -2,00     6,80  0,33   -2,35     8,01   0,32   -2,78     9,47   0,31  ║ 
║  2    8    93   1     -2,00    12,69  0,39   -2,35    14,96   0,38   -2,78    17,68   0,36  ║ 
║  2    8    94   1     -2,00    34,89  0,43   -2,35    41,11   0,42   -2,78    48,60   0,40  ║ 
║  2    8    95   1     -2,00    34,89  0,49   -2,35    41,11   0,49   -2,78    48,60   0,46  ║ 
║  2    8    96   1     -2,00    12,69  0,33   -2,35    14,96   0,32   -2,78    17,68   0,30  ║ 
║  2    8    97   1     -2,00    11,40  0,32   -2,35    13,43   0,31   -2,78    15,88   0,29  ║ 
║  2    8    98   1     -2,00    14,62  0,35   -2,35    17,22   0,34   -2,78    20,36   0,32  ║ 
║  2    8    99   1     -2,00    13,34  0,32   -2,35    15,71   0,32   -2,78    18,58   0,30  ║ 
║  2    8   100   1     -2,00    10,75  0,33   -2,35    12,66   0,32   -2,78    14,97   0,31  ║ 
║  2    8   101   1     -2,01    31,52  0,40   -2,36    36,91   0,39   -2,75    43,02   0,36  ║ 
║  2    8   102   1     -2,01    43,01  0,51   -2,36    50,37   0,50   -2,75    58,71   0,46  ║ 
║  2    8   103   1     -3,70     7,87  0,41   -4,36     9,28   0,41   -5,19    11,05   0,39  ║ 
║  2    8   104   1     -1,84     3,15  0,20   -2,19     3,74   0,20   -2,67     4,57   0,19  ║ 
║  2    8   105   1     -2,03    31,74  0,40   -2,36    36,97   0,39   -2,71    42,50   0,36  ║ 
║  2    8   106   1     -2,03    43,32  0,51   -2,36    50,45   0,49   -2,71    58,00   0,45  ║ 
║  2    8   107   1     -2,04     6,62  0,34   -2,36     7,66   0,33   -2,68     8,68   0,30  ║ 
║  2    8   108   1     -2,04    12,98  0,50   -2,36    15,03   0,48   -2,68    17,02   0,44  ║ 
║  2    8   109   1     -2,04    36,00  0,44   -2,36    41,67   0,42   -2,68    47,19   0,38  ║ 
║  2    8   110   1     -2,04    35,69  0,51   -2,36    41,31   0,49   -2,68    46,79   0,44  ║ 
║  2    8   111   1     -2,04    12,98  0,33   -2,36    15,03   0,31   -2,68    17,02   0,28  ║ 
║  2    8   112   1     -2,04    10,99  0,32   -2,36    12,73   0,31   -2,68    14,41   0,28  ║ 
║  2    8   113   1     -2,04    73,38  0,63   -2,36    84,94   0,60   -2,68    96,20   0,55  ║ 
║  2    8   114   1     -2,04     7,63  0,46   -2,36     8,83   0,44   -2,68    10,01   0,40  ║ 
║  2    8   115   1     -2,04     0,34  0,08   -2,36     0,39   0,07   -2,68     0,44   0,07  ║ 
║  2    8   116   1     -2,03     0,37  0,22   -2,36     0,43   0,21   -2,70     0,49   0,19  ║ 
║  2    8   117   1     -2,03    34,22  0,65   -2,36    39,76   0,63   -2,70    45,47   0,58  ║ 
║  2    8   118   1     -2,05     6,98  0,27   -2,37     8,06   0,26   -2,66     9,06   0,23  ║ 
║  2    8   119   1     -2,05    13,03  0,33   -2,37    15,04   0,31   -2,66    16,91   0,28  ║ 
║  2    8   120   1     -2,05    13,03  0,34   -2,37    15,04   0,33   -2,66    16,91   0,30  ║ 
║  2    8   121   1     -2,05     8,00  0,26   -2,37     9,23   0,25   -2,66    10,38   0,22  ║ 
║  2    8   122   1     -2,05     9,69  0,29   -2,37    11,19   0,28   -2,66    12,57   0,25  ║ 
║  2    8   123   1     -2,05    16,31  0,33   -2,37    18,83   0,32   -2,66    21,16   0,29  ║ 
║  2    8   124   1     -2,05    16,31  0,35   -2,37    18,83   0,33   -2,66    21,16   0,30  ║ 
║  2    8   125   1     -2,05     8,68  0,32   -2,37    10,02   0,31   -2,66    11,26   0,27  ║ 
║  2    8   126   1     -2,07     7,04  0,27   -2,37     8,07   0,26   -2,62     8,93   0,23  ║ 
║  2    8   127   1     -2,07    13,14  0,32   -2,37    15,07   0,31   -2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    8   128   1     -2,07    13,14  0,32   -2,37    15,07   0,30   -2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    8   129   1     -2,07     8,06  0,30   -2,37     9,25   0,29   -2,62    10,23   0,25  ║ 
║  2    8   130   1     -2,07     7,04  0,27   -2,37     8,07   0,26   -2,62     8,93   0,23  ║ 
║  2    8   131   1     -2,07    13,14  0,32   -2,37    15,07   0,31   -2,62    16,67   0,27  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    8   132   1     -2,07    13,14  0,31   -2,37    15,07   0,30   -2,62    16,67   0,27  ║ 
║  2    8   133   1     -2,07     8,06  0,24   -2,37     9,25   0,23   -2,62    10,23   0,21  ║ 
║  2    8   134   1     -2,07     6,03  0,38   -2,37     6,91   0,36   -2,61     7,61   0,32  ║ 
║  2    8   135   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   136   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   137   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   138   1     -2,07    12,83  0,31   -2,37    14,69   0,30   -2,61    16,18   0,26  ║ 
║  2    8   139   1     -2,07    14,50  0,36   -2,37    16,60   0,35   -2,61    18,29   0,30  ║ 
║  2    8   140   1     -2,07    10,47  0,32   -2,37    11,99   0,30   -2,61    13,21   0,27  ║ 
║  2    8   141   1     -2,07    14,50  0,34   -2,37    16,60   0,32   -2,61    18,29   0,28  ║ 
║  2    8   142   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   143   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   144   1     -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,61     0,43   0,09  ║ 
║  2    8   145   1     -2,07     7,74  0,32   -2,37     8,86   0,30   -2,61     9,76   0,27  ║ 
║  2    8   146   1     -2,06     9,40  0,59   -2,37    10,80   0,56   -2,63    11,99   0,50  ║ 
║  2    8   147   1     -2,06     5,23  0,55   -2,37     6,00   0,53   -2,63     6,66   0,47  ║ 
║  2    8   148   1     -2,06     6,80  0,58   -2,37     7,81   0,56   -2,63     8,67   0,49  ║ 
║  2    8   149   1     -2,06     2,67  0,44   -2,37     3,06   0,42   -2,63     3,40   0,37  ║ 
║  2    8   150   1     -2,08     8,86  0,63   -2,37    10,12   0,60   -2,60    11,08   0,53  ║ 
║  2    8   151   1     -2,08    17,23  0,65   -2,37    19,68   0,62   -2,60    21,55   0,54  ║ 
║  2    8   152   1     -2,08     3,49  0,49   -2,37     3,99   0,47   -2,60     4,37   0,41  ║ 
║  2    8   153   1     -2,08    10,08  0,62   -2,37    11,51   0,59   -2,60    12,61   0,52  ║ 
║  2    8   154   1     -2,08     4,46  0,54   -2,37     5,10   0,52   -2,60     5,58   0,45  ║ 
║  2    8   155   1     -1,51    37,24  0,32   -1,81    44,74   0,32   -2,21    54,55   0,31  ║ 
║  2    9     2   1     -1,51    37,24  0,32   -1,81    44,74   0,32   -2,21    54,55   0,31  ║ 
║  2    9     3   1     -1,56    32,99  0,31   -1,86    39,29   0,30   -2,23    47,24   0,29  ║ 
║  2    9     4   1     -1,56     6,71  0,23   -1,86     7,99   0,23   -2,23     9,61   0,22  ║ 
║  2    9     5   1     -1,56     3,83  0,20   -1,86     4,56   0,19   -2,23     5,49   0,19  ║ 
║  2    9     6   1     -1,56     3,78  0,20   -1,86     4,50   0,20   -2,23     5,42   0,19  ║ 
║  2    9     7   1     -1,56     4,80  0,19   -1,86     5,72   0,19   -2,23     6,88   0,18  ║ 
║  2    9     8   1     -1,56    36,16  0,32   -1,86    43,07   0,32   -2,23    51,78   0,31  ║ 
║  2    9     9   1     -1,59    33,11  0,28   -1,89    39,22   0,28   -2,25    46,74   0,26  ║ 
║  2    9    10   1     -1,59    25,45  0,29   -1,89    30,14   0,29   -2,25    35,92   0,27  ║ 
║  2    9    11   1     -1,59     5,43  0,19   -1,89     6,43   0,19   -2,25     7,66   0,18  ║ 
║  2    9    12   1     -1,59    13,69  0,36   -1,89    16,21   0,35   -2,25    19,32   0,34  ║ 
║  2    9    13   1     -1,59    13,69  0,36   -1,89    16,21   0,35   -2,25    19,32   0,34  ║ 
║  2    9    14   1     -1,59     5,43  0,18   -1,89     6,43   0,18   -2,25     7,66   0,17  ║ 
║  2    9    15   1     -1,59     6,48  0,20   -1,89     7,68   0,20   -2,25     9,15   0,19  ║ 
║  2    9    16   1     -1,59    50,42  0,37   -1,89    59,72   0,36   -2,25    71,16   0,35  ║ 
║  2    9    17   1     -1,61    31,81  0,29   -1,90    37,56   0,28   -2,26    44,54   0,27  ║ 
║  2    9    18   1     -1,61    11,29  0,25   -1,90    13,33   0,24   -2,26    15,81   0,23  ║ 
║  2    9    19   1     -1,61     3,39  0,15   -1,90     4,00   0,14   -2,26     4,75   0,14  ║ 
║  2    9    20   1     -1,61     4,63  0,18   -1,90     5,47   0,17   -2,26     6,48   0,17  ║ 
║  2    9    21   1     -1,61     5,01  0,18   -1,90     5,91   0,18   -2,26     7,01   0,17  ║ 
║  2    9    22   1     -1,61     2,16  0,11   -1,90     2,56   0,11   -2,26     3,03   0,10  ║ 
║  2    9    23   1     -1,61    11,29  0,25   -1,90    13,33   0,25   -2,26    15,81   0,24  ║ 
║  2    9    24   1     -1,61    34,22  0,29   -1,90    40,41   0,28   -2,26    47,92   0,27  ║ 
║  2    9    25   1     -1,63    32,12  0,29   -1,92    37,84   0,28   -2,26    44,68   0,27  ║ 
║  2    9    26   1     -1,63    11,40  0,26   -1,92    13,43   0,25   -2,26    15,86   0,24  ║ 
║  2    9    27   1     -1,63     7,16  0,19   -1,92     8,43   0,19   -2,26     9,96   0,18  ║ 
║  2    9    28   1     -1,63     8,76  0,51   -1,92    10,32   0,51   -2,26    12,19   0,48  ║ 
║  2    9    29   1     -1,63    15,52  0,27   -1,92    18,28   0,26   -2,26    21,59   0,25  ║ 
║  2    9    30   1     -1,63    15,52  0,26   -1,92    18,28   0,26   -2,26    21,59   0,24  ║ 
║  2    9    31   1     -1,63     8,76  0,51   -1,92    10,32   0,51   -2,26    12,19   0,48  ║ 
║  2    9    32   1     -1,63     7,96  0,20   -1,92     9,38   0,20   -2,26    11,08   0,19  ║ 
║  2    9    33   1     -1,63    11,40  0,26   -1,92    13,43   0,25   -2,26    15,86   0,24  ║ 
║  2    9    34   1     -1,63    34,56  0,29   -1,92    40,71   0,28   -2,26    48,07   0,27  ║ 
║  2    9    35   1     -1,65    48,93  0,38   -1,93    57,47   0,37   -2,27    67,53   0,35  ║ 
║  2    9    36   1     -1,65     5,07  0,17   -1,93     5,95   0,16   -2,27     6,99   0,15  ║ 
║  2    9    37   1     -1,65     5,61  0,21   -1,93     6,59   0,21   -2,27     7,74   0,20  ║ 
║  2    9    38   1     -1,65     4,53  0,23   -1,93     5,32   0,22   -2,27     6,25   0,21  ║ 
║  2    9    39   1     -1,65     5,61  0,25   -1,93     6,59   0,25   -2,27     7,74   0,23  ║ 
║  2    9    40   1     -1,65     5,07  0,20   -1,93     5,95   0,19   -2,27     6,99   0,18  ║ 
║  2    9    41   1     -1,65     7,24  0,21   -1,93     8,51   0,20   -2,27    10,00   0,19  ║ 
║  2    9    42   1     -1,65    50,64  0,37   -1,93    59,48   0,36   -2,27    69,89   0,34  ║ 
║  2    9    43   1     -1,68    49,90  0,45   -1,96    58,32   0,44   -2,29    67,96   0,41  ║ 
║  2    9    44   1     -1,68     3,53  0,38   -1,96     4,13   0,37   -2,29     4,81   0,35  ║ 
║  2    9    45   1     -1,68    51,64  0,41   -1,96    60,36   0,39   -2,29    70,33   0,37  ║ 
║  2    9    46   1     -1,73    45,23  0,36   -2,01    52,49   0,35   -2,31    60,39   0,32  ║ 
║  2    9    47   1     -1,73     3,64  0,21   -2,01     4,22   0,21   -2,31     4,86   0,19  ║ 
║  2    9    48   1     -1,73     5,32  0,21   -2,01     6,18   0,21   -2,31     7,11   0,19  ║ 
║  2    9    49   1     -1,73     8,18  0,23   -2,01     9,49   0,22   -2,31    10,92   0,20  ║ 
║  2    9    50   1     -1,73     1,61  0,26   -2,01     1,87   0,25   -2,31     2,15   0,23  ║ 
║  2    9    51   1     -1,73    12,39  0,35   -2,01    14,38   0,34   -2,31    16,54   0,32  ║ 
║  2    9    52   1     -1,73     0,66  0,10   -2,01     0,76   0,10   -2,31     0,88   0,09  ║ 
║  2    9    53   1     -1,73     3,58  0,42   -2,01     4,16   0,41   -2,31     4,78   0,38  ║ 
║  2    9    54   1     -1,77     5,30  0,52   -2,04     6,11   0,50   -2,33     6,97   0,46  ║ 
║  2    9    55   1     -1,77     1,55  0,19   -2,04     1,79   0,18   -2,33     2,04   0,16  ║ 
║  2    9    56   1     -1,80    13,00  0,58   -2,07    14,95   0,56   -2,34    16,92   0,51  ║ 
║  2    9    57   1     -1,80     5,65  0,50   -2,07     6,50   0,48   -2,34     7,36   0,44  ║ 
║  2    9    58   1     -1,80     7,54  0,53   -2,07     8,66   0,51   -2,34     9,81   0,46  ║ 
║  2    9    59   1     -1,80    12,74  0,54   -2,07    14,65   0,51   -2,34    16,58   0,47  ║ 
║  2    9    60   1     -1,83     2,08  0,40   -2,09     2,39   0,38   -2,35     2,68   0,34  ║ 
║  2    9    61   1     -1,83     2,93  0,42   -2,09     3,35   0,40   -2,35     3,77   0,36  ║ 
║  2    9    62   1     -1,83    19,90  0,57   -2,09    22,80   0,55   -2,35    25,64   0,49  ║ 
║  2    9    63   1     -1,83     3,49  0,45   -2,09     4,00   0,43   -2,35     4,50   0,39  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

214 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    9    64   1     -1,83     2,78  0,43   -2,09     3,19   0,41   -2,35     3,59   0,37  ║ 
║  2    9    65   1     -3,24     9,97  0,55   -3,85    11,85   0,55   -4,74    14,58   0,54  ║ 
║  2    9    66   1     -3,24     0,54  0,17   -3,85     0,64   0,17   -4,74     0,79   0,17  ║ 
║  2    9    67   1     -3,24     0,54  0,06   -3,85     0,64   0,06   -4,74     0,79   0,06  ║ 
║  2    9    68   1     -3,24     0,54  0,17   -3,85     0,64   0,17   -4,74     0,79   0,17  ║ 
║  2    9    69   1     -3,24    19,56  0,53   -3,85    23,24   0,52   -4,74    28,59   0,51  ║ 
║  2    9    70   1     -3,24    19,56  0,51   -3,85    23,24   0,50   -4,74    28,59   0,50  ║ 
║  2    9    71   1     -3,24    19,56  0,51   -3,85    23,24   0,51   -4,74    28,59   0,50  ║ 
║  2    9    72   1     -3,24    19,56  0,55   -3,85    23,24   0,54   -4,74    28,59   0,53  ║ 
║  2    9    73   1     -3,24     0,54  0,08   -3,85     0,64   0,08   -4,74     0,79   0,08  ║ 
║  2    9    74   1     -3,24     0,54  0,08   -3,85     0,64   0,08   -4,74     0,79   0,08  ║ 
║  2    9    75   1     -3,24     0,54  0,08   -3,85     0,64   0,08   -4,74     0,79   0,07  ║ 
║  2    9    76   1     -3,24    13,18  0,59   -3,85    15,67   0,59   -4,74    19,27   0,58  ║ 
║  2    9    77   1     -3,23    11,55  0,43   -3,85    13,74   0,43   -4,73    16,91   0,42  ║ 
║  2    9    78   1     -3,23    20,57  0,50   -3,85    24,46   0,50   -4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    9    79   1     -3,23    20,57  0,50   -3,85    24,46   0,50   -4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    9    80   1     -3,23    12,09  0,46   -3,85    14,37   0,46   -4,73    17,70   0,45  ║ 
║  2    9    81   1     -3,23    11,02  0,43   -3,85    13,10   0,42   -4,73    16,13   0,42  ║ 
║  2    9    82   1     -3,23    20,57  0,50   -3,85    24,46   0,50   -4,73    30,11   0,49  ║ 
║  2    9    83   1     -3,23    20,57  0,49   -3,85    24,46   0,49   -4,73    30,11   0,48  ║ 
║  2    9    84   1     -3,23    12,62  0,45   -3,85    15,01   0,45   -4,73    18,48   0,44  ║ 
║  2    9    85   1     -3,20    11,97  0,43   -3,82    14,27   0,43   -4,72    17,64   0,43  ║ 
║  2    9    86   1     -3,20    20,37  0,52   -3,82    24,28   0,52   -4,72    30,02   0,51  ║ 
║  2    9    87   1     -3,20    20,37  0,52   -3,82    24,28   0,52   -4,72    30,02   0,51  ║ 
║  2    9    88   1     -3,20    11,44  0,39   -3,82    13,64   0,39   -4,72    16,86   0,38  ║ 
║  2    9    89   1     -3,20    15,15  0,39   -3,82    18,06   0,39   -4,72    22,32   0,39  ║ 
║  2    9    90   1     -3,20    25,50  0,49   -3,82    30,39   0,48   -4,72    37,57   0,48  ║ 
║  2    9    91   1     -3,20    55,52  0,72   -3,82    66,18   0,72   -4,72    77,07   0,71  ║ 
║  2    9    92   1     -3,19    10,86  0,53   -3,81    12,97   0,52   -4,71    16,06   0,52  ║ 
║  2    9    93   1     -3,19    20,28  0,62   -3,81    24,20   0,62   -4,71    29,98   0,61  ║ 
║  2    9    94   1     -3,19    55,74  0,69   -3,81    66,52   0,68   -4,71    81,08   0,68  ║ 
║  2    9    95   1     -3,19    55,74  0,79   -3,81    66,52   0,79   -4,71    70,59   0,78  ║ 
║  2    9    96   1     -3,19    20,28  0,52   -3,81    24,20   0,52   -4,71    29,98   0,51  ║ 
║  2    9    97   1     -3,19    18,21  0,51   -3,81    21,73   0,50   -4,71    26,92   0,50  ║ 
║  2    9    98   1     -3,19    23,35  0,56   -3,81    27,87   0,55   -4,71    34,52   0,55  ║ 
║  2    9    99   1     -3,19    21,31  0,52   -3,81    25,43   0,52   -4,71    31,50   0,51  ║ 
║  2    9   100   1     -3,19    17,17  0,53   -3,81    20,49   0,52   -4,71    25,38   0,52  ║ 
║  2    9   101   1     -3,16    49,52  0,63   -3,78    59,24   0,63   -4,70    73,67   0,62  ║ 
║  2    9   102   1     -3,16    67,57  0,80   -3,78    80,83   0,80   -4,70    84,67   0,79  ║ 
║  2    9   103   1     -2,82     6,00  0,32   -3,34     7,10   0,31   -4,02     8,56   0,30  ║ 
║  2    9   104   1     -0,01     0,01  0,00    0,03     0,05   0,00    0,17     0,29   0,01  ║ 
║  2    9   105   1     -3,13    49,10  0,62   -3,76    58,87   0,62   -4,69    73,48   0,62  ║ 
║  2    9   106   1     -3,13    67,00  0,78   -3,76    80,33   0,78   -4,69    85,58   0,78  ║ 
║  2    9   107   1     -3,11    10,07  0,51   -3,73    12,10   0,52   -4,68    15,16   0,52  ║ 
║  2    9   108   1     -3,11    19,74  0,76   -3,73    23,73   0,76   -4,68    25,91   0,77  ║ 
║  2    9   109   1     -3,11    54,74  0,67   -3,73    65,79   0,67   -4,68    81,83   0,67  ║ 
║  2    9   110   1     -3,11    54,27  0,77   -3,73    65,23   0,77   -4,68    70,14   0,78  ║ 
║  2    9   111   1     -3,11    19,74  0,50   -3,73    23,73   0,50   -4,68    29,74   0,50  ║ 
║  2    9   112   1     -3,11    16,72  0,49   -3,73    20,09   0,49   -4,68    25,18   0,49  ║ 
║  2    9   113   1     -3,11   111,58  0,95   -3,73   117,11   0,95   -4,68   117,11   0,96  ║ 
║  2    9   114   1     -3,11    11,60  0,70   -3,73    13,95   0,70   -4,68    16,66   0,70  ║ 
║  2    9   115   1     -3,11     0,51  0,11   -3,73     0,62   0,11   -4,68     0,78   0,11  ║ 
║  2    9   116   1     -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    9   117   1     -3,12    52,61  1,00   -3,75    52,61   1,00   -4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2    9   118   1     -3,09    10,53  0,40   -3,72    12,67   0,41   -4,67    15,91   0,41  ║ 
║  2    9   119   1     -3,09    19,65  0,49   -3,72    23,65   0,49   -4,67    29,70   0,50  ║ 
║  2    9   120   1     -3,09    19,65  0,52   -3,72    23,65   0,52   -4,67    29,70   0,52  ║ 
║  2    9   121   1     -3,09    12,06  0,38   -3,72    14,51   0,39   -4,67    18,23   0,39  ║ 
║  2    9   122   1     -3,09    14,61  0,44   -3,72    17,58   0,44   -4,67    22,08   0,44  ║ 
║  2    9   123   1     -3,09    24,60  0,50   -3,72    29,60   0,50   -4,67    37,17   0,50  ║ 
║  2    9   124   1     -3,09    24,60  0,52   -3,72    29,60   0,53   -4,67    37,17   0,53  ║ 
║  2    9   125   1     -3,09    13,08  0,48   -3,72    15,74   0,48   -4,67    19,77   0,48  ║ 
║  2    9   126   1     -3,06    10,42  0,40   -3,69    12,58   0,40   -4,66    15,87   0,40  ║ 
║  2    9   127   1     -3,06    19,46  0,48   -3,69    23,48   0,48   -4,66    29,61   0,49  ║ 
║  2    9   128   1     -3,06    19,46  0,47   -3,69    23,48   0,47   -4,66    29,61   0,48  ║ 
║  2    9   129   1     -3,06    11,94  0,45   -3,69    14,41   0,45   -4,66    18,18   0,45  ║ 
║  2    9   130   1     -3,06    10,42  0,40   -3,69    12,58   0,41   -4,66    15,87   0,41  ║ 
║  2    9   131   1     -3,06    19,46  0,47   -3,69    23,48   0,48   -4,66    29,61   0,48  ║ 
║  2    9   132   1     -3,06    19,46  0,46   -3,69    23,48   0,47   -4,66    29,61   0,47  ║ 
║  2    9   133   1     -3,06    11,94  0,36   -3,69    14,41   0,36   -4,66    18,18   0,36  ║ 
║  2    9   134   1     -3,05     8,89  0,56   -3,69    10,73   0,57   -4,65    13,55   0,57  ║ 
║  2    9   135   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   136   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   137   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   138   1     -3,05    18,91  0,46   -3,69    22,84   0,46   -4,65    28,84   0,47  ║ 
║  2    9   139   1     -3,05    21,37  0,53   -3,69    25,81   0,54   -4,65    32,59   0,54  ║ 
║  2    9   140   1     -3,05    15,43  0,47   -3,69    18,64   0,47   -4,65    23,53   0,47  ║ 
║  2    9   141   1     -3,05    21,37  0,50   -3,69    25,81   0,50   -4,65    32,59   0,50  ║ 
║  2    9   142   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   143   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   144   1     -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,65     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   145   1     -3,05    11,41  0,47   -3,69    13,77   0,47   -4,65    17,39   0,48  ║ 
║  2    9   146   1     -3,07    13,98  0,88   -3,70    15,97   0,88   -4,66    15,97   0,89  ║ 
║  2    9   147   1     -3,07     7,77  0,82   -3,70     9,37   0,82   -4,66     9,52   0,83  ║ 
║  2    9   148   1     -3,07    10,11  0,86   -3,70    11,69   0,87   -4,66    11,69   0,88  ║ 
║  2    9   149   1     -3,07     3,97  0,65   -3,70     4,78   0,66   -4,66     6,03   0,66  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    9   150   1     -3,04    12,97  0,93   -3,68    13,95   0,94   -4,65    13,95   0,95  ║ 
║  2    9   151   1     -3,04    25,23  0,95   -3,68    26,62   0,95   -4,65    26,62   0,97  ║ 
║  2    9   152   1     -3,04     5,11  0,72   -3,68     6,18   0,72   -4,65     7,14   0,73  ║ 
║  2    9   153   1     -3,04    14,76  0,91   -3,68    16,23   0,92   -4,65    16,23   0,93  ║ 
║  2    9   154   1     -3,04     6,53  0,79   -3,68     7,89   0,80   -4,65     8,23   0,81  ║ 
║  2    9   155   1      0,25     6,08  0,05    0,26     6,40   0,05    0,24     6,02   0,03  ║ 
║  2   10     2   1      0,25     6,08  0,05    0,26     6,40   0,05    0,24     6,02   0,03  ║ 
║  2   10     3   1      0,15     3,07  0,03    0,15     3,24   0,02    0,14     3,04   0,02  ║ 
║  2   10     4   1      0,15     0,63  0,02    0,15     0,66   0,02    0,14     0,62   0,01  ║ 
║  2   10     5   1      0,15     0,36  0,02    0,15     0,38   0,02    0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2   10     6   1      0,15     0,35  0,02    0,15     0,37   0,02    0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2   10     7   1      0,15     0,45  0,02    0,15     0,47   0,02    0,14     0,44   0,01  ║ 
║  2   10     8   1      0,15     3,37  0,03    0,15     3,55   0,03    0,14     3,34   0,02  ║ 
║  2   10     9   1      0,08     1,67  0,01    0,08     1,76   0,01    0,08     1,66   0,01  ║ 
║  2   10    10   1      0,08     1,28  0,01    0,08     1,35   0,01    0,08     1,27   0,01  ║ 
║  2   10    11   1      0,08     0,27  0,01    0,08     0,29   0,01    0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2   10    12   1      0,08     0,69  0,02    0,08     0,73   0,02    0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2   10    13   1      0,08     0,69  0,02    0,08     0,73   0,02    0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2   10    14   1      0,08     0,27  0,01    0,08     0,29   0,01    0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2   10    15   1      0,08     0,33  0,01    0,08     0,34   0,01    0,08     0,32   0,01  ║ 
║  2   10    16   1      0,08     2,54  0,02    0,08     2,68   0,02    0,08     2,52   0,01  ║ 
║  2   10    17   1      0,04     0,85  0,01    0,05     0,90   0,01    0,04     0,84   0,01  ║ 
║  2   10    18   1      0,04     0,30  0,01    0,05     0,32   0,01    0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2   10    19   1      0,04     0,09  0,00    0,05     0,10   0,00    0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    20   1      0,04     0,12  0,00    0,04     0,13   0,00    0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2   10    21   1      0,04     0,13  0,00    0,04     0,14   0,00    0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2   10    22   1      0,04     0,06  0,00    0,05     0,06   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    23   1      0,04     0,30  0,01    0,05     0,32   0,01    0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2   10    24   1      0,04     0,91  0,01    0,05     0,96   0,01    0,04     0,91   0,01  ║ 
║  2   10    25   1      0,01     0,22  0,00    0,01     0,24   0,00    0,01     0,23   0,00  ║ 
║  2   10    26   1      0,01     0,08  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    27   1      0,01     0,05  0,00    0,01     0,05   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2   10    28   1      0,01     0,06  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    29   1      0,01     0,11  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    30   1      0,01     0,11  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    31   1      0,01     0,06  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    32   1      0,01     0,06  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    33   1      0,01     0,08  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    34   1      0,01     0,24  0,00    0,01     0,25   0,00    0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2   10    35   1     -0,03     0,77  0,01   -0,03     0,81   0,01   -0,03     0,76   0,00  ║ 
║  2   10    36   1     -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    37   1     -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    38   1     -0,03     0,07  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  2   10    39   1     -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    40   1     -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    41   1     -0,03     0,11  0,00   -0,03     0,12   0,00   -0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    42   1     -0,03     0,80  0,01   -0,03     0,84   0,01   -0,03     0,78   0,00  ║ 
║  2   10    43   1     -0,09     2,70  0,02   -0,10     2,85   0,02   -0,09     2,67   0,02  ║ 
║  2   10    44   1     -0,09     0,19  0,02   -0,10     0,20   0,02   -0,09     0,19   0,01  ║ 
║  2   10    45   1     -0,09     2,80  0,02   -0,10     2,95   0,02   -0,09     2,76   0,01  ║ 
║  2   10    46   1     -0,19     5,03  0,04   -0,20     5,29   0,04   -0,19     4,96   0,03  ║ 
║  2   10    47   1     -0,19     0,40  0,02   -0,20     0,43   0,02   -0,19     0,40   0,02  ║ 
║  2   10    48   1     -0,19     0,59  0,02   -0,20     0,62   0,02   -0,19     0,58   0,02  ║ 
║  2   10    49   1     -0,19     0,91  0,03   -0,20     0,96   0,02   -0,19     0,90   0,02  ║ 
║  2   10    50   1     -0,19     0,18  0,03   -0,20     0,19   0,03   -0,19     0,18   0,02  ║ 
║  2   10    51   1     -0,19     1,38  0,04   -0,20     1,45   0,03   -0,19     1,36   0,03  ║ 
║  2   10    52   1     -0,19     0,07  0,01   -0,20     0,08   0,01   -0,19     0,07   0,01  ║ 
║  2   10    53   1     -0,19     0,40  0,05   -0,20     0,42   0,04   -0,19     0,39   0,03  ║ 
║  2   10    54   1     -0,27     0,82  0,08   -0,29     0,86   0,07   -0,27     0,81   0,05  ║ 
║  2   10    55   1     -0,27     0,24  0,03   -0,29     0,25   0,03   -0,27     0,24   0,02  ║ 
║  2   10    56   1     -0,33     2,37  0,11   -0,35     2,50   0,09   -0,32     2,35   0,07  ║ 
║  2   10    57   1     -0,33     1,03  0,09   -0,35     1,09   0,08   -0,32     1,02   0,06  ║ 
║  2   10    58   1     -0,33     1,38  0,10   -0,35     1,45   0,08   -0,32     1,36   0,06  ║ 
║  2   10    59   1     -0,33     2,33  0,10   -0,35     2,45   0,09   -0,32     2,30   0,06  ║ 
║  2   10    60   1     -0,38     0,44  0,08   -0,40     0,46   0,07   -0,38     0,43   0,06  ║ 
║  2   10    61   1     -0,38     0,61  0,09   -0,40     0,65   0,08   -0,38     0,61   0,06  ║ 
║  2   10    62   1     -0,38     4,17  0,12   -0,40     4,39   0,11   -0,38     4,12   0,08  ║ 
║  2   10    63   1     -0,38     0,73  0,09   -0,40     0,77   0,08   -0,38     0,72   0,06  ║ 
║  2   10    64   1     -0,38     0,58  0,09   -0,40     0,61   0,08   -0,38     0,58   0,06  ║ 
║  2   10    65   1     -3,36    10,33  0,57   -3,99    12,29   0,57   -4,92    15,13   0,56  ║ 
║  2   10    66   1     -3,36     0,56  0,18   -3,99     0,66   0,18   -4,92     0,81   0,18  ║ 
║  2   10    67   1     -3,36     0,56  0,07   -3,99     0,66   0,06   -4,92     0,81   0,06  ║ 
║  2   10    68   1     -3,36     0,56  0,18   -3,99     0,66   0,18   -4,92     0,81   0,18  ║ 
║  2   10    69   1     -3,36    20,26  0,55   -3,99    24,11   0,54   -4,92    29,67   0,53  ║ 
║  2   10    70   1     -3,36    20,26  0,53   -3,99    24,11   0,52   -4,92    29,67   0,51  ║ 
║  2   10    71   1     -3,36    20,26  0,53   -3,99    24,11   0,53   -4,92    29,67   0,52  ║ 
║  2   10    72   1     -3,36    20,26  0,57   -3,99    24,11   0,56   -4,92    29,67   0,55  ║ 
║  2   10    73   1     -3,36     0,56  0,09   -3,99     0,66   0,09   -4,92     0,81   0,09  ║ 
║  2   10    74   1     -3,36     0,56  0,08   -3,99     0,66   0,08   -4,92     0,81   0,08  ║ 
║  2   10    75   1     -3,36     0,56  0,08   -3,99     0,66   0,08   -4,92     0,81   0,08  ║ 
║  2   10    76   1     -3,36    13,66  0,61   -3,99    16,25   0,61   -4,92    20,00   0,60  ║ 
║  2   10    77   1     -3,35    11,95  0,45   -3,98    14,22   0,44   -4,90    17,52   0,44  ║ 
║  2   10    78   1     -3,35    21,27  0,52   -3,98    25,32   0,52   -4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2   10    79   1     -3,35    21,27  0,52   -3,98    25,32   0,51   -4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2   10    80   1     -3,35    12,50  0,48   -3,98    14,88   0,48   -4,90    18,33   0,47  ║ 
║  2   10    81   1     -3,35    11,40  0,44   -3,98    13,57   0,44   -4,90    16,71   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   10    82   1     -3,35    21,27  0,52   -3,98    25,32   0,51   -4,90    31,19   0,51  ║ 
║  2   10    83   1     -3,35    21,27  0,51   -3,98    25,32   0,51   -4,90    31,19   0,50  ║ 
║  2   10    84   1     -3,35    13,06  0,47   -3,98    15,54   0,47   -4,90    19,14   0,46  ║ 
║  2   10    85   1     -3,28    12,27  0,44   -3,92    14,64   0,44   -4,84    18,10   0,44  ║ 
║  2   10    86   1     -3,28    20,88  0,53   -3,92    24,91   0,53   -4,84    30,80   0,53  ║ 
║  2   10    87   1     -3,28    20,88  0,54   -3,92    24,91   0,53   -4,84    30,80   0,53  ║ 
║  2   10    88   1     -3,28    11,73  0,40   -3,92    13,99   0,40   -4,84    17,30   0,39  ║ 
║  2   10    89   1     -3,28    15,53  0,40   -3,92    18,52   0,40   -4,84    22,90   0,40  ║ 
║  2   10    90   1     -3,28    26,14  0,50   -3,92    31,18   0,49   -4,84    38,55   0,49  ║ 
║  2   10    91   1     -3,28    56,90  0,74   -3,92    67,88   0,73   -4,84    77,07   0,73  ║ 
║  2   10    92   1     -3,25    11,09  0,54   -3,89    13,24   0,54   -4,81    16,40   0,53  ║ 
║  2   10    93   1     -3,25    20,69  0,63   -3,89    24,71   0,63   -4,81    30,61   0,62  ║ 
║  2   10    94   1     -3,25    56,87  0,70   -3,89    67,91   0,70   -4,81    81,08   0,69  ║ 
║  2   10    95   1     -3,25    56,87  0,81   -3,89    67,91   0,80   -4,81    70,59   0,79  ║ 
║  2   10    96   1     -3,25    20,69  0,53   -3,89    24,71   0,53   -4,81    30,61   0,52  ║ 
║  2   10    97   1     -3,25    18,58  0,52   -3,89    22,19   0,52   -4,81    27,49   0,51  ║ 
║  2   10    98   1     -3,25    23,83  0,57   -3,89    28,45   0,57   -4,81    35,25   0,56  ║ 
║  2   10    99   1     -3,25    21,74  0,53   -3,89    25,96   0,53   -4,81    32,16   0,52  ║ 
║  2   10   100   1     -3,25    17,52  0,54   -3,89    20,92   0,53   -4,81    25,92   0,53  ║ 
║  2   10   101   1     -3,20    50,10  0,63   -3,83    59,95   0,63   -4,76    74,56   0,63  ║ 
║  2   10   102   1     -3,20    68,36  0,81   -3,83    81,80   0,81   -4,76    84,67   0,80  ║ 
║  2   10   103   1     -1,37     2,92  0,15   -1,63     3,48   0,15   -2,02     4,29   0,15  ║ 
║  2   10   104   1      1,42     2,43  0,15    1,71     2,92   0,15    2,15     3,67   0,15  ║ 
║  2   10   105   1     -3,14    49,26  0,62   -3,77    59,07   0,62   -4,71    73,73   0,62  ║ 
║  2   10   106   1     -3,14    67,22  0,79   -3,77    80,60   0,78   -4,71    85,58   0,78  ║ 
║  2   10   107   1     -3,09    10,01  0,51   -3,71    12,02   0,51   -4,65    15,07   0,51  ║ 
║  2   10   108   1     -3,09    19,63  0,76   -3,71    23,59   0,76   -4,65    25,91   0,76  ║ 
║  2   10   109   1     -3,09    54,41  0,66   -3,71    65,39   0,67   -4,65    81,83   0,67  ║ 
║  2   10   110   1     -3,09    53,95  0,77   -3,71    64,83   0,77   -4,65    70,14   0,77  ║ 
║  2   10   111   1     -3,09    19,63  0,49   -3,71    23,59   0,49   -4,65    29,56   0,49  ║ 
║  2   10   112   1     -3,09    16,62  0,49   -3,71    19,97   0,49   -4,65    25,03   0,49  ║ 
║  2   10   113   1     -3,09   110,92  0,95   -3,71   117,11   0,95   -4,65   117,11   0,95  ║ 
║  2   10   114   1     -3,09    11,54  0,69   -3,71    13,86   0,69   -4,65    16,66   0,70  ║ 
║  2   10   115   1     -3,09     0,51  0,11   -3,71     0,61   0,11   -4,65     0,77   0,11  ║ 
║  2   10   116   1     -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2   10   117   1     -3,12    52,61  1,00   -3,75    52,61   1,00   -4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2   10   118   1     -3,06    10,42  0,40   -3,68    12,53   0,40   -4,62    15,74   0,40  ║ 
║  2   10   119   1     -3,06    19,44  0,49   -3,68    23,39   0,49   -4,62    29,38   0,49  ║ 
║  2   10   120   1     -3,06    19,44  0,51   -3,68    23,39   0,51   -4,62    29,38   0,52  ║ 
║  2   10   121   1     -3,06    11,93  0,38   -3,68    14,36   0,38   -4,62    18,03   0,38  ║ 
║  2   10   122   1     -3,06    14,45  0,44   -3,68    17,39   0,44   -4,62    21,84   0,44  ║ 
║  2   10   123   1     -3,06    24,33  0,50   -3,68    29,28   0,50   -4,62    36,77   0,50  ║ 
║  2   10   124   1     -3,06    24,33  0,52   -3,68    29,28   0,52   -4,62    36,77   0,52  ║ 
║  2   10   125   1     -3,06    12,94  0,47   -3,68    15,57   0,48   -4,62    19,56   0,48  ║ 
║  2   10   126   1     -3,00    10,21  0,39   -3,61    12,31   0,39   -4,56    15,53   0,40  ║ 
║  2   10   127   1     -3,00    19,05  0,47   -3,61    22,98   0,47   -4,56    28,99   0,48  ║ 
║  2   10   128   1     -3,00    19,05  0,46   -3,61    22,98   0,46   -4,56    28,99   0,47  ║ 
║  2   10   129   1     -3,00    11,69  0,44   -3,61    14,10   0,44   -4,56    17,79   0,44  ║ 
║  2   10   130   1     -3,00    10,21  0,39   -3,61    12,31   0,40   -4,56    15,53   0,40  ║ 
║  2   10   131   1     -3,00    19,05  0,46   -3,61    22,98   0,47   -4,56    28,99   0,47  ║ 
║  2   10   132   1     -3,00    19,05  0,46   -3,61    22,98   0,46   -4,56    28,99   0,46  ║ 
║  2   10   133   1     -3,00    11,69  0,35   -3,61    14,10   0,35   -4,56    17,79   0,36  ║ 
║  2   10   134   1     -2,98     8,68  0,55   -3,60    10,48   0,55   -4,54    13,24   0,56  ║ 
║  2   10   135   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   136   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   137   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   138   1     -2,98    18,47  0,45   -3,60    22,30   0,45   -4,54    28,16   0,46  ║ 
║  2   10   139   1     -2,98    20,87  0,52   -3,60    25,20   0,52   -4,54    31,82   0,53  ║ 
║  2   10   140   1     -2,98    15,07  0,45   -3,60    18,19   0,46   -4,54    22,98   0,46  ║ 
║  2   10   141   1     -2,98    20,87  0,48   -3,60    25,20   0,49   -4,54    31,82   0,49  ║ 
║  2   10   142   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   143   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   144   1     -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,54     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   145   1     -2,98    11,14  0,46   -3,60    13,45   0,46   -4,54    16,98   0,47  ║ 
║  2   10   146   1     -3,01    13,73  0,86   -3,63    15,97   0,86   -4,57    15,97   0,87  ║ 
║  2   10   147   1     -3,01     7,63  0,80   -3,63     9,20   0,80   -4,57     9,52   0,81  ║ 
║  2   10   148   1     -3,01     9,92  0,85   -3,63    11,69   0,85   -4,57    11,69   0,86  ║ 
║  2   10   149   1     -3,01     3,89  0,64   -3,63     4,69   0,65   -4,57     5,92   0,65  ║ 
║  2   10   150   1     -2,96    12,62  0,90   -3,58    13,95   0,91   -4,52    13,95   0,92  ║ 
║  2   10   151   1     -2,96    24,55  0,92   -3,58    26,62   0,93   -4,52    26,62   0,94  ║ 
║  2   10   152   1     -2,96     4,97  0,70   -3,58     6,01   0,70   -4,52     7,14   0,71  ║ 
║  2   10   153   1     -2,96    14,36  0,88   -3,58    16,23   0,89   -4,52    16,23   0,90  ║ 
║  2   10   154   1     -2,96     6,35  0,77   -3,58     7,68   0,78   -4,52     8,23   0,79  ║ 
║  2   10   155   1      2,02    49,82  0,43    2,36    58,23   0,41    2,72    67,13   0,38  ║ 
║  2   11     2   1      2,02    49,82  0,43    2,36    58,23   0,41    2,72    67,13   0,38  ║ 
║  2   11     3   1      1,87    39,49  0,37    2,19    46,33   0,36    2,54    53,79   0,33  ║ 
║  2   11     4   1      1,87     8,03  0,28    2,19     9,42   0,27    2,54    10,94   0,25  ║ 
║  2   11     5   1      1,87     4,59  0,24    2,19     5,38   0,23    2,54     6,25   0,21  ║ 
║  2   11     6   1      1,87     4,53  0,24    2,19     5,31   0,23    2,54     6,17   0,22  ║ 
║  2   11     7   1      1,87     5,75  0,23    2,19     6,74   0,23    2,54     7,83   0,21  ║ 
║  2   11     8   1      1,87    43,29  0,39    2,19    50,79   0,38    2,54    58,95   0,35  ║ 
║  2   11     9   1      1,77    36,79  0,31    2,08    43,29   0,30    2,43    50,50   0,28  ║ 
║  2   11    10   1      1,77    28,27  0,32    2,08    33,26   0,31    2,43    38,81   0,29  ║ 
║  2   11    11   1      1,77     6,03  0,21    2,08     7,10   0,21    2,43     8,28   0,19  ║ 
║  2   11    12   1      1,77    15,21  0,40    2,08    17,90   0,39    2,43    20,88   0,36  ║ 
║  2   11    13   1      1,77    15,21  0,40    2,08    17,90   0,39    2,43    20,88   0,37  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11    14   1      1,77     6,03  0,20    2,08     7,10   0,20    2,43     8,28   0,19  ║ 
║  2   11    15   1      1,77     7,20  0,23    2,08     8,47   0,22    2,43     9,89   0,21  ║ 
║  2   11    16   1      1,77    56,02  0,41    2,08    65,91   0,40    2,43    76,89   0,37  ║ 
║  2   11    17   1      1,71    33,83  0,30    2,02    39,87   0,30    2,36    46,66   0,28  ║ 
║  2   11    18   1      1,71    12,00  0,26    2,02    14,15   0,26    2,36    16,56   0,24  ║ 
║  2   11    19   1      1,71     3,61  0,16    2,02     4,25   0,15    2,36     4,97   0,14  ║ 
║  2   11    20   1      1,71     4,92  0,19    2,02     5,80   0,18    2,36     6,78   0,17  ║ 
║  2   11    21   1      1,71     5,32  0,19    2,02     6,27   0,19    2,36     7,34   0,18  ║ 
║  2   11    22   1      1,71     2,30  0,12    2,02     2,71   0,12    2,36     3,17   0,11  ║ 
║  2   11    23   1      1,71    12,00  0,27    2,02    14,15   0,26    2,36    16,56   0,25  ║ 
║  2   11    24   1      1,71    36,39  0,30    2,02    42,89   0,30    2,36    50,20   0,28  ║ 
║  2   11    25   1      1,67    32,88  0,30    1,97    38,82   0,29    2,31    45,56   0,27  ║ 
║  2   11    26   1      1,67    11,67  0,26    1,97    13,78   0,26    2,31    16,17   0,24  ║ 
║  2   11    27   1      1,67     7,33  0,19    1,97     8,65   0,19    2,31    10,16   0,18  ║ 
║  2   11    28   1      1,67     8,97  0,53    1,97    10,59   0,52    2,31    12,43   0,49  ║ 
║  2   11    29   1      1,67    15,89  0,27    1,97    18,75   0,27    2,31    22,01   0,25  ║ 
║  2   11    30   1      1,67    15,89  0,27    1,97    18,75   0,26    2,31    22,01   0,25  ║ 
║  2   11    31   1      1,67     8,97  0,53    1,97    10,59   0,52    2,31    12,43   0,49  ║ 
║  2   11    32   1      1,67     8,15  0,20    1,97     9,63   0,20    2,31    11,30   0,19  ║ 
║  2   11    33   1      1,67    11,67  0,26    1,97    13,78   0,26    2,31    16,17   0,24  ║ 
║  2   11    34   1      1,67    35,38  0,30    1,97    41,77   0,29    2,31    49,01   0,27  ║ 
║  2   11    35   1      1,61    47,85  0,37    1,91    56,60   0,36    2,24    66,65   0,34  ║ 
║  2   11    36   1      1,61     4,96  0,16    1,91     5,86   0,16    2,24     6,90   0,15  ║ 
║  2   11    37   1      1,61     5,49  0,21    1,91     6,49   0,21    2,24     7,64   0,19  ║ 
║  2   11    38   1      1,61     4,43  0,22    1,91     5,24   0,22    2,24     6,17   0,21  ║ 
║  2   11    39   1      1,61     5,49  0,25    1,91     6,49   0,24    2,24     7,64   0,23  ║ 
║  2   11    40   1      1,61     4,96  0,19    1,91     5,86   0,19    2,24     6,90   0,18  ║ 
║  2   11    41   1      1,61     7,08  0,20    1,91     8,38   0,20    2,24     9,87   0,19  ║ 
║  2   11    42   1      1,61    49,52  0,36    1,91    58,58   0,36    2,24    68,98   0,34  ║ 
║  2   11    43   1      1,51    44,95  0,41    1,80    53,37   0,40    2,13    63,26   0,38  ║ 
║  2   11    44   1      1,51     3,18  0,34    1,80     3,78   0,34    2,13     4,48   0,32  ║ 
║  2   11    45   1      1,51    46,52  0,37    1,80    55,24   0,36    2,13    65,47   0,34  ║ 
║  2   11    46   1      1,36    35,58  0,29    1,63    42,54   0,29    1,95    51,02   0,27  ║ 
║  2   11    47   1      1,36     2,86  0,17    1,63     3,42   0,17    1,95     4,10   0,16  ║ 
║  2   11    48   1      1,36     4,19  0,17    1,63     5,01   0,17    1,95     6,00   0,16  ║ 
║  2   11    49   1      1,36     6,43  0,18    1,63     7,69   0,18    1,95     9,22   0,17  ║ 
║  2   11    50   1      1,36     1,27  0,20    1,63     1,52   0,20    1,95     1,82   0,20  ║ 
║  2   11    51   1      1,36     9,74  0,28    1,63    11,65   0,28    1,95    13,97   0,27  ║ 
║  2   11    52   1      1,36     0,52  0,08    1,63     0,62   0,08    1,95     0,74   0,08  ║ 
║  2   11    53   1      1,36     2,82  0,33    1,63     3,37   0,33    1,95     4,04   0,32  ║ 
║  2   11    54   1      1,24     3,71  0,36    1,49     4,46   0,36    1,81     5,41   0,35  ║ 
║  2   11    55   1      1,24     1,09  0,13    1,49     1,31   0,13    1,81     1,59   0,13  ║ 
║  2   11    56   1      1,16     8,36  0,38    1,40    10,11   0,38    1,71    12,38   0,37  ║ 
║  2   11    57   1      1,16     3,63  0,32    1,40     4,40   0,33    1,71     5,38   0,32  ║ 
║  2   11    58   1      1,16     4,84  0,34    1,40     5,86   0,34    1,71     7,17   0,33  ║ 
║  2   11    59   1      1,16     8,19  0,35    1,40     9,91   0,35    1,71    12,13   0,34  ║ 
║  2   11    60   1      1,07     1,23  0,24    1,31     1,49   0,24    1,62     1,84   0,24  ║ 
║  2   11    61   1      1,07     1,72  0,25    1,31     2,10   0,25    1,62     2,59   0,25  ║ 
║  2   11    62   1      1,07    11,71  0,34    1,31    14,26   0,34    1,62    17,62   0,34  ║ 
║  2   11    63   1      1,07     2,06  0,26    1,31     2,50   0,27    1,62     3,09   0,26  ║ 
║  2   11    64   1      1,07     1,64  0,25    1,31     2,00   0,26    1,62     2,47   0,25  ║ 
║  2   11    65   1     -3,48    10,69  0,59   -4,14    12,74   0,59   -5,10    15,68   0,58  ║ 
║  2   11    66   1     -3,48     0,58  0,19   -4,14     0,69   0,18   -5,10     0,84   0,18  ║ 
║  2   11    67   1     -3,48     0,58  0,07   -4,14     0,69   0,07   -5,10     0,84   0,07  ║ 
║  2   11    68   1     -3,48     0,58  0,19   -4,14     0,69   0,18   -5,10     0,84   0,18  ║ 
║  2   11    69   1     -3,48    20,97  0,57   -4,14    24,98   0,56   -5,10    30,76   0,55  ║ 
║  2   11    70   1     -3,48    20,97  0,55   -4,14    24,98   0,54   -5,10    30,76   0,53  ║ 
║  2   11    71   1     -3,48    20,97  0,55   -4,14    24,98   0,55   -5,10    30,76   0,54  ║ 
║  2   11    72   1     -3,48    20,97  0,59   -4,14    24,98   0,58   -5,10    30,76   0,57  ║ 
║  2   11    73   1     -3,48     0,58  0,09   -4,14     0,69   0,09   -5,10     0,84   0,09  ║ 
║  2   11    74   1     -3,48     0,58  0,09   -4,14     0,69   0,09   -5,10     0,84   0,08  ║ 
║  2   11    75   1     -3,48     0,58  0,08   -4,14     0,69   0,08   -5,10     0,84   0,08  ║ 
║  2   11    76   1     -3,48    14,14  0,64   -4,14    16,84   0,63   -5,10    20,73   0,62  ║ 
║  2   11    77   1     -3,46    12,35  0,46   -4,12    14,72   0,46   -5,08    18,13   0,45  ║ 
║  2   11    78   1     -3,46    21,98  0,54   -4,12    26,20   0,53   -5,08    32,27   0,53  ║ 
║  2   11    79   1     -3,46    21,98  0,53   -4,12    26,20   0,53   -5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2   11    80   1     -3,46    12,92  0,50   -4,12    15,40   0,49   -5,08    18,97   0,49  ║ 
║  2   11    81   1     -3,46    11,78  0,46   -4,12    14,03   0,45   -5,08    17,29   0,45  ║ 
║  2   11    82   1     -3,46    21,98  0,54   -4,12    26,20   0,53   -5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2   11    83   1     -3,46    21,98  0,53   -4,12    26,20   0,52   -5,08    32,27   0,52  ║ 
║  2   11    84   1     -3,46    13,49  0,48   -4,12    16,08   0,48   -5,08    19,81   0,47  ║ 
║  2   11    85   1     -3,36    12,58  0,45   -4,02    15,01   0,45   -4,97    18,56   0,45  ║ 
║  2   11    86   1     -3,36    21,40  0,55   -4,02    25,54   0,55   -4,97    31,59   0,54  ║ 
║  2   11    87   1     -3,36    21,40  0,55   -4,02    25,54   0,55   -4,97    31,59   0,54  ║ 
║  2   11    88   1     -3,36    12,02  0,41   -4,02    14,35   0,41   -4,97    17,74   0,40  ║ 
║  2   11    89   1     -3,36    15,91  0,41   -4,02    18,99   0,41   -4,97    23,49   0,41  ║ 
║  2   11    90   1     -3,36    26,78  0,51   -4,02    31,97   0,51   -4,97    39,53   0,50  ║ 
║  2   11    91   1     -3,36    58,30  0,76   -4,02    69,60   0,75   -4,97    77,07   0,74  ║ 
║  2   11    92   1     -3,32    11,31  0,55   -3,97    13,51   0,55   -4,91    16,74   0,54  ║ 
║  2   11    93   1     -3,32    21,11  0,65   -3,97    25,22   0,64   -4,91    31,25   0,64  ║ 
║  2   11    94   1     -3,32    58,02  0,72   -3,97    69,33   0,71   -4,91    81,08   0,71  ║ 
║  2   11    95   1     -3,32    58,02  0,82   -3,97    69,33   0,82   -4,91    70,59   0,81  ║ 
║  2   11    96   1     -3,32    21,11  0,54   -3,97    25,22   0,54   -4,91    31,25   0,53  ║ 
║  2   11    97   1     -3,32    18,96  0,53   -3,97    22,65   0,53   -4,91    28,06   0,52  ║ 
║  2   11    98   1     -3,32    24,31  0,58   -3,97    29,04   0,58   -4,91    35,98   0,57  ║ 
║  2   11    99   1     -3,32    22,18  0,54   -3,97    26,50   0,54   -4,91    32,83   0,53  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11   100   1     -3,32    17,87  0,55   -3,97    21,35   0,55   -4,91    26,46   0,54  ║ 
║  2   11   101   1     -3,24    50,68  0,64   -3,87    60,67   0,64   -4,82    75,45   0,64  ║ 
║  2   11   102   1     -3,24    69,16  0,82   -3,87    82,78   0,81   -4,82    84,67   0,81  ║ 
║  2   11   103   1      0,09     0,20  0,01    0,09     0,20   0,01    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  2   11   104   1      2,86     4,90  0,31    3,41     5,84   0,31    4,15     7,09   0,30  ║ 
║  2   11   105   1     -3,15    49,43  0,62   -3,78    59,27   0,62   -4,72    73,98   0,62  ║ 
║  2   11   106   1     -3,15    67,44  0,79   -3,78    80,87   0,79   -4,72    85,58   0,79  ║ 
║  2   11   107   1     -3,07     9,94  0,51   -3,69    11,95   0,51   -4,62    14,98   0,51  ║ 
║  2   11   108   1     -3,07    19,51  0,75   -3,69    23,44   0,75   -4,62    25,91   0,76  ║ 
║  2   11   109   1     -3,07    54,08  0,66   -3,69    64,98   0,66   -4,62    81,45   0,66  ║ 
║  2   11   110   1     -3,07    53,62  0,76   -3,69    64,43   0,77   -4,62    70,14   0,77  ║ 
║  2   11   111   1     -3,07    19,51  0,49   -3,69    23,44   0,49   -4,62    29,38   0,49  ║ 
║  2   11   112   1     -3,07    16,52  0,48   -3,69    19,85   0,48   -4,62    24,88   0,49  ║ 
║  2   11   113   1     -3,07   110,24  0,94   -3,69   117,11   0,94   -4,62   117,11   0,95  ║ 
║  2   11   114   1     -3,07    11,47  0,69   -3,69    13,78   0,69   -4,62    16,66   0,69  ║ 
║  2   11   115   1     -3,07     0,51  0,11   -3,69     0,61   0,11   -4,62     0,77   0,11  ║ 
║  2   11   116   1     -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2   11   117   1     -3,12    52,61  1,00   -3,75    52,61   1,00   -4,69    52,61   1,00  ║ 
║  2   11   118   1     -3,02    10,30  0,40   -3,64    12,39   0,40   -4,57    15,56   0,40  ║ 
║  2   11   119   1     -3,02    19,23  0,48   -3,64    23,13   0,48   -4,57    29,05   0,49  ║ 
║  2   11   120   1     -3,02    19,23  0,51   -3,64    23,13   0,51   -4,57    29,05   0,51  ║ 
║  2   11   121   1     -3,02    11,80  0,38   -3,64    14,20   0,38   -4,57    17,83   0,38  ║ 
║  2   11   122   1     -3,02    14,30  0,43   -3,64    17,20   0,43   -4,57    21,60   0,43  ║ 
║  2   11   123   1     -3,02    24,07  0,49   -3,64    28,95   0,49   -4,57    36,36   0,49  ║ 
║  2   11   124   1     -3,02    24,07  0,51   -3,64    28,95   0,51   -4,57    36,36   0,52  ║ 
║  2   11   125   1     -3,02    12,80  0,47   -3,64    15,40   0,47   -4,57    19,34   0,47  ║ 
║  2   11   126   1     -2,93     9,99  0,38   -3,53    12,04   0,38   -4,46    15,20   0,39  ║ 
║  2   11   127   1     -2,93    18,64  0,46   -3,53    22,47   0,46   -4,46    28,36   0,47  ║ 
║  2   11   128   1     -2,93    18,64  0,45   -3,53    22,47   0,45   -4,46    28,36   0,46  ║ 
║  2   11   129   1     -2,93    11,44  0,43   -3,53    13,79   0,43   -4,46    17,41   0,43  ║ 
║  2   11   130   1     -2,93     9,99  0,39   -3,53    12,04   0,39   -4,46    15,20   0,39  ║ 
║  2   11   131   1     -2,93    18,64  0,45   -3,53    22,47   0,46   -4,46    28,36   0,46  ║ 
║  2   11   132   1     -2,93    18,64  0,45   -3,53    22,47   0,45   -4,46    28,36   0,45  ║ 
║  2   11   133   1     -2,93    11,44  0,34   -3,53    13,79   0,35   -4,46    17,41   0,35  ║ 
║  2   11   134   1     -2,91     8,47  0,54   -3,51    10,22   0,54   -4,43    12,92   0,55  ║ 
║  2   11   135   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   136   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   137   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   138   1     -2,91    18,03  0,44   -3,51    21,75   0,44   -4,43    27,48   0,45  ║ 
║  2   11   139   1     -2,91    20,37  0,51   -3,51    24,57   0,51   -4,43    31,05   0,52  ║ 
║  2   11   140   1     -2,91    14,71  0,44   -3,51    17,75   0,45   -4,43    22,42   0,45  ║ 
║  2   11   141   1     -2,91    20,37  0,47   -3,51    24,57   0,48   -4,43    31,05   0,48  ║ 
║  2   11   142   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   143   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   144   1     -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,43     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   145   1     -2,91    10,87  0,45   -3,51    13,12   0,45   -4,43    16,57   0,46  ║ 
║  2   11   146   1     -2,95    13,47  0,84   -3,56    15,97   0,85   -4,49    15,97   0,85  ║ 
║  2   11   147   1     -2,95     7,48  0,79   -3,56     9,02   0,79   -4,49     9,52   0,80  ║ 
║  2   11   148   1     -2,95     9,73  0,83   -3,56    11,69   0,84   -4,49    11,69   0,84  ║ 
║  2   11   149   1     -2,95     3,82  0,63   -3,56     4,60   0,63   -4,49     5,80   0,64  ║ 
║  2   11   150   1     -2,88    12,27  0,88   -3,47    13,95   0,88   -4,40    13,95   0,90  ║ 
║  2   11   151   1     -2,88    23,86  0,90   -3,47    26,62   0,90   -4,40    26,62   0,91  ║ 
║  2   11   152   1     -2,88     4,83  0,68   -3,47     5,84   0,68   -4,40     7,14   0,69  ║ 
║  2   11   153   1     -2,88    13,96  0,86   -3,47    16,23   0,87   -4,40    16,23   0,88  ║ 
║  2   11   154   1     -2,88     6,18  0,75   -3,47     7,46   0,76   -4,40     8,23   0,76  ║ 
║  2   11   155   1      3,54    87,21  0,75    4,24   104,59   0,74    5,23   117,03   0,73  ║ 
║  2   12     2   1      3,54    87,21  0,75    4,24   104,59   0,74    5,23   117,03   0,73  ║ 
║  2   12     3   1      3,38    71,36  0,66    4,05    85,60   0,66    5,02   106,10   0,66  ║ 
║  2   12     4   1      3,38    14,51  0,50    4,05    17,41   0,50    5,02    21,58   0,50  ║ 
║  2   12     5   1      3,38     8,29  0,42    4,05     9,95   0,42    5,02    12,33   0,42  ║ 
║  2   12     6   1      3,38     8,18  0,43    4,05     9,81   0,43    5,02    12,17   0,43  ║ 
║  2   12     7   1      3,38    10,39  0,42    4,05    12,46   0,42    5,02    15,44   0,41  ║ 
║  2   12     8   1      3,38    78,21  0,70    4,05    93,82   0,70    5,02   111,97   0,69  ║ 
║  2   12     9   1      3,27    68,00  0,57    3,93    81,58   0,57    4,89   101,52   0,57  ║ 
║  2   12    10   1      3,27    52,26  0,59    3,93    62,69   0,59    4,89    78,02   0,59  ║ 
║  2   12    11   1      3,27    11,15  0,39    3,93    13,37   0,39    4,89    16,64   0,39  ║ 
║  2   12    12   1      3,27    28,11  0,74    3,93    33,73   0,74    4,89    38,14   0,73  ║ 
║  2   12    13   1      3,27    28,11  0,74    3,93    33,73   0,74    4,89    38,06   0,74  ║ 
║  2   12    14   1      3,27    11,15  0,38    3,93    13,37   0,38    4,89    16,64   0,38  ║ 
║  2   12    15   1      3,27    13,31  0,42    3,93    15,97   0,42    4,89    19,87   0,41  ║ 
║  2   12    16   1      3,27   103,54  0,75    3,93   124,22   0,75    4,89   137,37   0,75  ║ 
║  2   12    17   1      3,21    63,39  0,57    3,86    76,07   0,57    4,81    94,89   0,57  ║ 
║  2   12    18   1      3,21    22,50  0,49    3,86    26,99   0,49    4,81    33,67   0,49  ║ 
║  2   12    19   1      3,21     6,76  0,29    3,86     8,11   0,29    4,81    10,12   0,29  ║ 
║  2   12    20   1      3,21     9,22  0,35    3,85    11,06   0,35    4,81    13,80   0,35  ║ 
║  2   12    21   1      3,21     9,97  0,36    3,85    11,96   0,36    4,81    14,92   0,36  ║ 
║  2   12    22   1      3,21     4,31  0,22    3,86     5,18   0,22    4,81     6,46   0,22  ║ 
║  2   12    23   1      3,21    22,50  0,50    3,86    26,99   0,50    4,81    33,67   0,50  ║ 
║  2   12    24   1      3,21    68,20  0,57    3,86    81,84   0,57    4,81   102,08   0,57  ║ 
║  2   12    25   1      3,16    62,40  0,56    3,80    74,88   0,56    4,74    93,60   0,56  ║ 
║  2   12    26   1      3,16    22,14  0,50    3,80    26,57   0,50    4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2   12    27   1      3,16    13,91  0,37    3,80    16,69   0,37    4,74    20,86   0,37  ║ 
║  2   12    28   1      3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2   12    29   1      3,16    30,15  0,51    3,80    36,17   0,51    4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2   12    30   1      3,16    30,15  0,51    3,80    36,17   0,51    4,74    45,22   0,51  ║ 
║  2   12    31   1      3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12    32   1      3,16    15,47  0,39    3,80    18,57   0,39    4,74    23,21   0,39  ║ 
║  2   12    33   1      3,16    22,14  0,50    3,80    26,57   0,50    4,74    33,22   0,50  ║ 
║  2   12    34   1      3,16    67,13  0,56    3,80    80,56   0,56    4,74   100,70   0,56  ║ 
║  2   12    35   1      3,10    92,20  0,71    3,72   110,66   0,71    4,67   129,33   0,71  ║ 
║  2   12    36   1      3,10     9,55  0,32    3,72    11,46   0,32    4,67    14,36   0,32  ║ 
║  2   12    37   1      3,10    10,57  0,40    3,72    12,69   0,40    4,67    15,90   0,40  ║ 
║  2   12    38   1      3,10     8,53  0,43    3,72    10,24   0,43    4,67    12,83   0,43  ║ 
║  2   12    39   1      3,10    10,57  0,48    3,72    12,69   0,48    4,67    15,90   0,48  ║ 
║  2   12    40   1      3,10     9,55  0,37    3,72    11,46   0,37    4,67    14,36   0,37  ║ 
║  2   12    41   1      3,10    13,65  0,39    3,72    16,38   0,39    4,67    20,53   0,39  ║ 
║  2   12    42   1      3,10    95,42  0,70    3,72   114,52   0,70    4,67   135,94   0,70  ║ 
║  2   12    43   1      3,00    89,13  0,81    3,60   106,99   0,81    4,53   110,45   0,81  ║ 
║  2   12    44   1      3,00     6,31  0,68    3,60     7,57   0,68    4,53     9,29   0,68  ║ 
║  2   12    45   1      3,00    92,25  0,72    3,60   110,73   0,72    4,53   127,44   0,73  ║ 
║  2   12    46   1      2,84    74,23  0,60    3,41    89,13   0,60    4,33   113,10   0,61  ║ 
║  2   12    47   1      2,84     5,97  0,35    3,41     7,17   0,35    4,33     9,10   0,36  ║ 
║  2   12    48   1      2,84     8,73  0,35    3,41    10,49   0,35    4,33    13,31   0,36  ║ 
║  2   12    49   1      2,84    13,42  0,38    3,41    16,12   0,38    4,33    20,45   0,38  ║ 
║  2   12    50   1      2,84     2,65  0,43    3,41     3,18   0,43    4,33     4,03   0,43  ║ 
║  2   12    51   1      2,84    20,33  0,58    3,41    24,41   0,58    4,33    30,98   0,59  ║ 
║  2   12    52   1      2,84     1,08  0,17    3,41     1,29   0,17    4,33     1,64   0,17  ║ 
║  2   12    53   1      2,84     5,88  0,70    3,41     7,05   0,70    4,33     8,43   0,71  ║ 
║  2   12    54   1      2,71     8,11  0,80    3,25     9,74   0,80    4,16    10,20   0,81  ║ 
║  2   12    55   1      2,71     2,37  0,29    3,26     2,85   0,29    4,16     3,64   0,29  ║ 
║  2   12    56   1      2,62    18,96  0,85    3,15    22,27   0,85    4,05    22,27   0,88  ║ 
║  2   12    57   1      2,62     8,24  0,73    3,15     9,90   0,73    4,05    11,25   0,75  ║ 
║  2   12    58   1      2,62    10,99  0,77    3,15    13,20   0,77    4,05    14,28   0,79  ║ 
║  2   12    59   1      2,62    18,59  0,78    3,15    22,33   0,78    4,05    23,74   0,81  ║ 
║  2   12    60   1      2,54     2,89  0,56    3,05     3,48   0,56    3,93     4,49   0,58  ║ 
║  2   12    61   1      2,54     4,07  0,59    3,05     4,89   0,59    3,93     6,31   0,61  ║ 
║  2   12    62   1      2,54    27,65  0,80    3,05    33,23   0,80    3,93    34,63   0,83  ║ 
║  2   12    63   1      2,54     4,86  0,62    3,05     5,83   0,62    3,93     7,53   0,64  ║ 
║  2   12    64   1      2,54     3,87  0,60    3,05     4,65   0,60    3,93     6,00   0,62  ║ 
║  2   12    65   1     -2,34     7,19  0,40   -2,79     8,60   0,40   -3,28    10,09   0,37  ║ 
║  2   12    66   1     -2,34     0,39  0,13   -2,79     0,46   0,12   -3,28     0,54   0,12  ║ 
║  2   12    67   1     -2,34     0,39  0,05   -2,79     0,46   0,05   -3,28     0,54   0,04  ║ 
║  2   12    68   1     -2,34     0,39  0,13   -2,79     0,46   0,12   -3,28     0,54   0,12  ║ 
║  2   12    69   1     -2,34    14,10  0,38   -2,79    16,87   0,38   -3,28    19,79   0,36  ║ 
║  2   12    70   1     -2,34    14,10  0,37   -2,79    16,87   0,37   -3,28    19,79   0,34  ║ 
║  2   12    71   1     -2,34    14,10  0,37   -2,79    16,87   0,37   -3,28    19,79   0,35  ║ 
║  2   12    72   1     -2,34    14,10  0,39   -2,79    16,87   0,39   -3,28    19,79   0,37  ║ 
║  2   12    73   1     -2,34     0,39  0,06   -2,79     0,46   0,06   -3,28     0,54   0,06  ║ 
║  2   12    74   1     -2,34     0,39  0,06   -2,79     0,46   0,06   -3,28     0,54   0,05  ║ 
║  2   12    75   1     -2,34     0,39  0,06   -2,79     0,46   0,05   -3,28     0,54   0,05  ║ 
║  2   12    76   1     -2,34     9,51  0,43   -2,79    11,37   0,43   -3,28    13,34   0,40  ║ 
║  2   12    77   1     -2,32     8,28  0,31   -2,77     9,90   0,31   -3,26    11,63   0,29  ║ 
║  2   12    78   1     -2,32    14,74  0,36   -2,77    17,63   0,36   -3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2   12    79   1     -2,32    14,74  0,36   -2,77    17,63   0,36   -3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2   12    80   1     -2,32     8,66  0,33   -2,77    10,36   0,33   -3,26    12,16   0,31  ║ 
║  2   12    81   1     -2,32     7,90  0,31   -2,77     9,44   0,31   -3,26    11,09   0,29  ║ 
║  2   12    82   1     -2,32    14,74  0,36   -2,77    17,63   0,36   -3,26    20,70   0,34  ║ 
║  2   12    83   1     -2,32    14,74  0,35   -2,77    17,63   0,35   -3,26    20,70   0,33  ║ 
║  2   12    84   1     -2,32     9,05  0,33   -2,77    10,82   0,32   -3,26    12,70   0,30  ║ 
║  2   12    85   1     -2,22     8,30  0,30   -2,66     9,92   0,30   -3,13    11,69   0,28  ║ 
║  2   12    86   1     -2,22    14,12  0,36   -2,66    16,88   0,36   -3,13    19,89   0,34  ║ 
║  2   12    87   1     -2,22    14,12  0,36   -2,66    16,88   0,36   -3,13    19,89   0,34  ║ 
║  2   12    88   1     -2,22     7,93  0,27   -2,66     9,48   0,27   -3,13    11,18   0,25  ║ 
║  2   12    89   1     -2,22    10,50  0,27   -2,66    12,55   0,27   -3,13    14,79   0,26  ║ 
║  2   12    90   1     -2,22    17,67  0,34   -2,66    21,13   0,34   -3,13    24,90   0,32  ║ 
║  2   12    91   1     -2,22    38,47  0,50   -2,66    46,01   0,50   -3,13    54,21   0,47  ║ 
║  2   12    92   1     -2,17     7,40  0,36   -2,60     8,85   0,36   -3,07    10,45   0,34  ║ 
║  2   12    93   1     -2,17    13,81  0,42   -2,60    16,52   0,42   -3,07    19,50   0,40  ║ 
║  2   12    94   1     -2,17    37,97  0,47   -2,60    45,41   0,47   -3,07    53,60   0,44  ║ 
║  2   12    95   1     -2,17    37,97  0,54   -2,60    45,41   0,54   -3,07    53,60   0,51  ║ 
║  2   12    96   1     -2,17    13,81  0,35   -2,60    16,52   0,35   -3,07    19,50   0,33  ║ 
║  2   12    97   1     -2,17    12,41  0,35   -2,60    14,84   0,34   -3,07    17,51   0,33  ║ 
║  2   12    98   1     -2,17    15,91  0,38   -2,60    19,02   0,38   -3,07    22,46   0,36  ║ 
║  2   12    99   1     -2,17    14,51  0,35   -2,60    17,36   0,35   -3,07    20,49   0,33  ║ 
║  2   12   100   1     -2,17    11,70  0,36   -2,60    13,99   0,36   -3,07    16,51   0,34  ║ 
║  2   12   101   1     -2,08    32,64  0,41   -2,49    39,04   0,41   -2,95    46,24   0,39  ║ 
║  2   12   102   1     -2,08    44,53  0,53   -2,49    53,27   0,52   -2,95    63,09   0,50  ║ 
║  2   12   103   1      1,93     4,10  0,22    2,32     4,93   0,22    2,98     6,35   0,22  ║ 
║  2   12   104   1      3,64     6,23  0,39    4,37     7,47   0,39    5,41     9,25   0,39  ║ 
║  2   12   105   1     -2,00    31,31  0,39   -2,39    37,45   0,39   -2,84    44,52   0,37  ║ 
║  2   12   106   1     -2,00    42,72  0,50   -2,39    51,10   0,50   -2,84    60,75   0,47  ║ 
║  2   12   107   1     -1,91     6,18  0,32   -2,28     7,39   0,32   -2,72     8,83   0,30  ║ 
║  2   12   108   1     -1,91    12,12  0,47   -2,28    14,50   0,47   -2,72    17,31   0,45  ║ 
║  2   12   109   1     -1,91    33,61  0,41   -2,28    40,20   0,41   -2,72    48,00   0,39  ║ 
║  2   12   110   1     -1,91    33,32  0,48   -2,28    39,86   0,47   -2,72    47,59   0,45  ║ 
║  2   12   111   1     -1,91    12,12  0,30   -2,28    14,50   0,30   -2,72    17,31   0,29  ║ 
║  2   12   112   1     -1,91    10,26  0,30   -2,28    12,28   0,30   -2,72    14,66   0,29  ║ 
║  2   12   113   1     -1,91    68,51  0,58   -2,28    81,96   0,58   -2,72    97,84   0,56  ║ 
║  2   12   114   1     -1,91     7,12  0,43   -2,28     8,52   0,43   -2,72    10,18   0,41  ║ 
║  2   12   115   1     -1,91     0,32  0,07   -2,28     0,38   0,07   -2,72     0,45   0,07  ║ 
║  2   12   116   1     -1,97     0,35  0,21   -2,35     0,42   0,21   -2,80     0,50   0,20  ║ 
║  2   12   117   1     -1,97    33,10  0,63   -2,35    39,59   0,63   -2,80    47,14   0,60  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12   118   1     -1,86     6,34  0,24   -2,23     7,58   0,24   -2,66     9,07   0,23  ║ 
║  2   12   119   1     -1,86    11,83  0,30   -2,23    14,15   0,30   -2,66    16,93   0,28  ║ 
║  2   12   120   1     -1,86    11,83  0,31   -2,23    14,15   0,31   -2,66    16,93   0,30  ║ 
║  2   12   121   1     -1,86     7,26  0,23   -2,23     8,68   0,23   -2,66    10,39   0,22  ║ 
║  2   12   122   1     -1,86     8,79  0,27   -2,23    10,52   0,26   -2,66    12,59   0,25  ║ 
║  2   12   123   1     -1,86    14,80  0,30   -2,23    17,71   0,30   -2,66    21,19   0,29  ║ 
║  2   12   124   1     -1,86    14,80  0,32   -2,23    17,71   0,31   -2,66    21,19   0,30  ║ 
║  2   12   125   1     -1,86     7,87  0,29   -2,23     9,42   0,29   -2,66    11,27   0,28  ║ 
║  2   12   126   1     -1,76     6,00  0,23   -2,11     7,18   0,23   -2,54     8,64   0,22  ║ 
║  2   12   127   1     -1,76    11,21  0,28   -2,11    13,41   0,28   -2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2   12   128   1     -1,76    11,21  0,27   -2,11    13,41   0,27   -2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2   12   129   1     -1,76     6,88  0,26   -2,11     8,23   0,26   -2,54     9,90   0,25  ║ 
║  2   12   130   1     -1,76     6,00  0,23   -2,11     7,18   0,23   -2,54     8,64   0,22  ║ 
║  2   12   131   1     -1,76    11,21  0,27   -2,11    13,41   0,27   -2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2   12   132   1     -1,76    11,21  0,27   -2,11    13,41   0,27   -2,54    16,13   0,26  ║ 
║  2   12   133   1     -1,76     6,88  0,21   -2,11     8,23   0,21   -2,54     9,90   0,20  ║ 
║  2   12   134   1     -1,74     5,06  0,32   -2,08     6,06   0,32   -2,51     7,30   0,31  ║ 
║  2   12   135   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   136   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   137   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   138   1     -1,74    10,77  0,26   -2,08    12,89   0,26   -2,51    15,53   0,25  ║ 
║  2   12   139   1     -1,74    12,17  0,30   -2,08    14,57   0,30   -2,51    17,55   0,29  ║ 
║  2   12   140   1     -1,74     8,79  0,27   -2,08    10,52   0,26   -2,51    12,67   0,25  ║ 
║  2   12   141   1     -1,74    12,17  0,28   -2,08    14,57   0,28   -2,51    17,55   0,27  ║ 
║  2   12   142   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   143   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   144   1     -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,51     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   145   1     -1,74     6,50  0,27   -2,08     7,77   0,27   -2,51     9,36   0,26  ║ 
║  2   12   146   1     -1,79     8,14  0,51   -2,14     9,74   0,51   -2,57    11,70   0,49  ║ 
║  2   12   147   1     -1,79     4,52  0,48   -2,14     5,41   0,47   -2,57     6,50   0,46  ║ 
║  2   12   148   1     -1,79     5,88  0,50   -2,14     7,04   0,50   -2,57     8,46   0,48  ║ 
║  2   12   149   1     -1,79     2,31  0,38   -2,14     2,76   0,38   -2,57     3,32   0,37  ║ 
║  2   12   150   1     -1,70     7,27  0,52   -2,04     8,70   0,52   -2,46    10,49   0,50  ║ 
║  2   12   151   1     -1,70    14,13  0,53   -2,04    16,91   0,53   -2,46    20,41   0,51  ║ 
║  2   12   152   1     -1,70     2,86  0,40   -2,04     3,43   0,40   -2,46     4,14   0,39  ║ 
║  2   12   153   1     -1,70     8,27  0,51   -2,04     9,89   0,51   -2,46    11,94   0,49  ║ 
║  2   12   154   1     -1,70     3,66  0,44   -2,04     4,38   0,44   -2,46     5,28   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1     1   1      6,76    80,61  0,82    7,43    88,63   0,76    8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    1     2   1      6,76    80,61  0,82    7,43    88,63   0,76    8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    1     3   1      7,08    71,69  0,80    7,97    80,73   0,75    9,42    89,55   0,71  ║ 
║  3    1     4   1      7,08    10,31  0,44    7,97    11,61   0,42    9,42    13,73   0,39  ║ 
║  3    1     5   1      7,08     4,87  0,31    7,97     5,48   0,29    9,42     6,48   0,28  ║ 
║  3    1     6   1      7,08     4,78  0,31    7,97     5,38   0,29    9,42     6,36   0,27  ║ 
║  3    1     7   1      7,08     6,57  0,34    7,97     7,40   0,31    9,42     8,75   0,30  ║ 
║  3    1     8   1      7,08    79,05  0,85    7,97    89,02   0,80    9,42    93,24   0,75  ║ 
║  3    1     9   1      7,28    72,43  0,73    8,32    82,72   0,70    9,96    98,80   0,67  ║ 
║  3    1    10   1      7,28    54,35  0,75    8,32    62,07   0,71    9,96    72,59   0,68  ║ 
║  3    1    11   1      7,28     7,75  0,34    8,32     8,86   0,32    9,96    10,60   0,31  ║ 
║  3    1    12   1      7,28    10,94  0,39    8,32    12,50   0,37    9,96    14,96   0,36  ║ 
║  3    1    13   1      7,28    13,20  0,44    8,32    15,07   0,41    9,96    18,04   0,40  ║ 
║  3    1    14   1      7,28     7,75  0,32    8,32     8,86   0,30    9,96    10,60   0,29  ║ 
║  3    1    15   1      7,28    62,88  0,79    8,32    71,81   0,75    9,96    80,04   0,72  ║ 
║  3    1    16   1      7,28    69,07  0,72    8,32    78,88   0,68    9,96    94,45   0,65  ║ 
║  3    1    17   1      7,40    69,64  0,75    8,52    80,15   0,72   10,28    93,09   0,69  ║ 
║  3    1    18   1      7,40    20,58  0,54    8,52    23,69   0,51   10,28    28,56   0,50  ║ 
║  3    1    19   1      7,40     4,70  0,22    8,52     5,41   0,21   10,27     6,53   0,21  ║ 
║  3    1    20   1      7,41     8,01  0,34    8,53     9,22   0,33   10,28    11,12   0,32  ║ 
║  3    1    21   1      7,41     8,90  0,36    8,53    10,25   0,35   10,28    12,36   0,33  ║ 
║  3    1    22   1      7,40     2,34  0,14    8,52     2,69   0,14   10,28     3,25   0,13  ║ 
║  3    1    23   1      7,40    20,58  0,55    8,52    23,69   0,52   10,28    28,56   0,50  ║ 
║  3    1    24   1      7,40    75,33  0,75    8,52    86,70   0,72   10,28   100,55   0,69  ║ 
║  3    1    25   1      7,50    70,56  0,76    8,69    81,71   0,73   10,53    92,86   0,71  ║ 
║  3    1    26   1      7,50    20,85  0,56    8,69    24,15   0,54   10,53    29,28   0,52  ║ 
║  3    1    27   1      7,50    11,27  0,37    8,69    13,05   0,36   10,53    15,82   0,35  ║ 
║  3    1    28   1      7,50    14,78  0,80    8,69    17,11   0,78   10,53    18,39   0,75  ║ 
║  3    1    29   1      7,50    30,72  0,64    8,69    35,57   0,62   10,53    43,12   0,60  ║ 
║  3    1    30   1      7,50    30,72  0,63    8,69    35,57   0,61   10,53    43,12   0,59  ║ 
║  3    1    31   1      7,50    14,78  0,80    8,69    17,11   0,78   10,53    18,36   0,75  ║ 
║  3    1    32   1      7,50    13,00  0,41    8,69    15,06   0,39   10,53    18,26   0,38  ║ 
║  3    1    33   1      7,50    20,85  0,56    8,69    24,15   0,54   10,53    29,28   0,52  ║ 
║  3    1    34   1      7,50    76,33  0,76    8,69    88,38   0,74   10,53   100,18   0,71  ║ 
║  3    1    35   1      7,62    73,46  0,77    8,89    85,68   0,75   10,85    94,79   0,74  ║ 
║  3    1    36   1      7,62    59,87  0,73    8,89    69,82   0,70   10,85    82,56   0,69  ║ 
║  3    1    37   1      7,62     8,12  0,37    8,89     9,47   0,36   10,85    11,55   0,35  ║ 
║  3    1    38   1      7,62     6,09  0,37    8,89     7,10   0,36   10,85     8,66   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1    39   1      7,62     8,12  0,44    8,89     9,47   0,43   10,85    11,55   0,42  ║ 
║  3    1    40   1      7,62     7,08  0,33    8,89     8,25   0,32   10,85    10,07   0,32  ║ 
║  3    1    41   1      7,62    60,46  0,73    8,89    70,52   0,71   10,85    82,40   0,70  ║ 
║  3    1    42   1      7,62    76,97  0,76    8,89    89,77   0,74   10,85   101,77   0,72  ║ 
║  3    1    43   1      7,83    75,44  0,91    9,24    82,51   0,90   11,39    82,51   0,89  ║ 
║  3    1    44   1      7,83     4,39  0,39    9,24     5,18   0,38   11,39     6,38   0,38  ║ 
║  3    1    45   1      7,83    78,45  0,95    9,24    82,68   0,93   11,39    82,68   0,92  ║ 
║  3    1    46   1      8,15   103,37  0,99    9,78   103,94   0,99   12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3    1    47   1      8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    1    48   1      8,15     7,56  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    1    49   1      8,15   102,13  1,00    9,78   102,13   1,00   12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3    1    50   1      0,08     0,57  0,01    0,14     0,98   0,01    0,22     1,52   0,02  ║ 
║  3    1    51   1     -0,09     0,60  0,01   -0,15     1,00   0,01   -0,23     1,55   0,02  ║ 
║  3    1    52   1      0,26     0,09  0,01    0,44     0,16   0,01    0,68     0,24   0,01  ║ 
║  3    1    53   1     -0,27     0,10  0,01   -0,45     0,16   0,01   -0,70     0,25   0,01  ║ 
║  3    1    54   1      7,28     4,92  0,60    8,32     5,62   0,57    9,96     6,73   0,55  ║ 
║  3    1    55   1      7,83     9,44  0,42    9,24    11,14   0,41   11,39    13,73   0,40  ║ 
║  3    1    56   1      7,83     3,56  0,45    9,23     4,20   0,44   11,38     5,18   0,43  ║ 
║  3    1    57   1      0,59     0,62  0,04    0,99     1,05   0,06    1,54     1,62   0,07  ║ 
║  3    1    58   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,01    1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    59   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,00    1,54     0,04   0,00  ║ 
║  3    1    60   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,01    1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    61   1      0,59     1,35  0,04    1,00     2,28   0,06    1,54     3,54   0,08  ║ 
║  3    1    62   1      0,59     1,35  0,04    1,00     2,28   0,06    1,54     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    63   1      0,59     1,35  0,04    1,00     2,28   0,06    1,54     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    64   1      0,59     1,35  0,05    1,00     2,28   0,06    1,54     3,54   0,08  ║ 
║  3    1    65   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,00    1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    66   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,00    1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    67   1      0,59     0,02  0,00    1,00     0,03   0,00    1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    68   1      0,59     0,80  0,07    1,00     1,35   0,09    1,54     2,09   0,12  ║ 
║  3    1    69   1      0,55     0,63  0,03    0,93     1,06   0,04    1,44     1,64   0,05  ║ 
║  3    1    70   1      0,55     1,35  0,04    0,93     2,29   0,06    1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    71   1      0,55     1,35  0,04    0,93     2,29   0,06    1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    72   1      0,55     0,67  0,03    0,93     1,12   0,04    1,44     1,74   0,05  ║ 
║  3    1    73   1      0,55     0,59  0,03    0,93     0,99   0,04    1,44     1,54   0,05  ║ 
║  3    1    74   1      0,55     1,35  0,04    0,93     2,29   0,06    1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    75   1      0,55     1,35  0,04    0,93     2,29   0,05    1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    76   1      0,55     0,71  0,03    0,93     1,19   0,04    1,44     1,85   0,05  ║ 
║  3    1    77   1      0,35     0,43  0,02    0,60     0,72   0,03    0,93     1,12   0,03  ║ 
║  3    1    78   1      0,35     0,87  0,03    0,60     1,47   0,04    0,93     2,28   0,05  ║ 
║  3    1    79   1      0,35     0,87  0,03    0,60     1,47   0,04    0,93     2,28   0,05  ║ 
║  3    1    80   1      0,35     0,40  0,02    0,60     0,68   0,02    0,93     1,05   0,03  ║ 
║  3    1    81   1      0,35     0,59  0,02    0,60     0,99   0,03    0,93     1,54   0,03  ║ 
║  3    1    82   1      0,35     1,16  0,03    0,60     1,96   0,04    0,93     3,04   0,05  ║ 
║  3    1    83   1      0,35     0,38  0,02    0,60     0,64   0,02    0,93     0,99   0,03  ║ 
║  3    1    84   1      0,26     0,28  0,02    0,44     0,47   0,02    0,68     0,72   0,03  ║ 
║  3    1    85   1      0,26     0,64  0,02    0,44     1,08   0,03    0,68     1,67   0,04  ║ 
║  3    1    86   1      0,26     2,14  0,03    0,44     3,62   0,05    0,68     5,61   0,06  ║ 
║  3    1    87   1      0,26     1,27  0,03    0,44     2,15   0,04    0,68     3,34   0,05  ║ 
║  3    1    88   1      0,26     0,64  0,02    0,44     1,08   0,03    0,68     1,67   0,03  ║ 
║  3    1    89   1      0,26     2,42  0,03    0,44     4,09   0,04    0,68     6,35   0,05  ║ 
║  3    1    90   1      0,35     1,31  0,03    0,60     2,21   0,04    0,93     3,42   0,05  ║ 
║  3    1    91   1      0,26     0,68  0,02    0,44     1,15   0,03    0,68     1,78   0,03  ║ 
║  3    1    92   1      0,26     0,51  0,02    0,44     0,86   0,03    0,68     1,34   0,03  ║ 
║  3    1    93   1      0,08     0,61  0,01    0,14     1,04   0,01    0,22     1,62   0,02  ║ 
║  3    1    94   1      0,08     0,05  0,00    0,14     0,08   0,00    0,22     0,12   0,00  ║ 
║  3    1    95   1      7,04     4,01  0,26    8,27     4,71   0,25   10,15     5,78   0,25  ║ 
║  3    1    96   1      6,85     2,94  0,22    8,04     3,45   0,22    9,87     4,23   0,22  ║ 
║  3    1    97   1     -0,09     0,64  0,01   -0,15     1,07   0,01   -0,23     1,66   0,02  ║ 
║  3    1    98   1     -0,09     0,05  0,00   -0,15     0,08   0,00   -0,23     0,13   0,01  ║ 
║  3    1    99   1     -0,27     0,27  0,02   -0,45     0,45   0,02   -0,70     0,70   0,03  ║ 
║  3    1   100   1     -0,27     0,66  0,02   -0,45     1,11   0,03   -0,70     1,71   0,04  ║ 
║  3    1   101   1     -0,27     2,23  0,03   -0,45     3,75   0,05   -0,70     5,81   0,06  ║ 
║  3    1   102   1     -0,27     1,31  0,03   -0,45     2,21   0,04   -0,70     3,43   0,05  ║ 
║  3    1   103   1     -0,27     0,66  0,02   -0,45     1,11   0,03   -0,70     1,71   0,03  ║ 
║  3    1   104   1     -0,27     2,46  0,03   -0,45     4,14   0,04   -0,70     6,41   0,05  ║ 
║  3    1   105   1     -0,27     0,28  0,01   -0,45     0,48   0,01   -0,70     0,74   0,02  ║ 
║  3    1   106   1      7,83    10,59  0,35    9,24    12,49   0,34   11,39    15,40   0,34  ║ 
║  3    1   107   1     -0,36     0,38  0,02   -0,61     0,65   0,02   -0,94     1,00   0,03  ║ 
║  3    1   108   1     -0,36     0,88  0,03   -0,61     1,49   0,04   -0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    1   109   1     -0,36     0,88  0,03   -0,61     1,49   0,04   -0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    1   110   1     -0,36     0,46  0,02   -0,61     0,78   0,02   -0,94     1,20   0,03  ║ 
║  3    1   111   1     -0,36     0,60  0,02   -0,61     1,01   0,03   -0,94     1,56   0,04  ║ 
║  3    1   112   1     -0,36     1,18  0,03   -0,61     1,99   0,04   -0,94     3,08   0,05  ║ 
║  3    1   113   1     -0,36     0,29  0,01   -0,61     0,48   0,02   -0,94     0,75   0,02  ║ 
║  3    1   114   1     -0,36     1,21  0,03   -0,61     2,04   0,04   -0,94     3,16   0,05  ║ 
║  3    1   115   1     -0,56     0,59  0,03   -0,94     1,00   0,04   -1,46     1,55   0,05  ║ 
║  3    1   116   1     -0,56     1,37  0,04   -0,94     2,31   0,06   -1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    1   117   1     -0,56     1,37  0,04   -0,94     2,31   0,06   -1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    1   118   1     -0,56     0,71  0,03   -0,94     1,20   0,05   -1,46     1,86   0,06  ║ 
║  3    1   119   1     -0,56     0,59  0,03   -0,94     1,00   0,04   -1,46     1,55   0,05  ║ 
║  3    1   120   1     -0,56     1,37  0,04   -0,94     2,31   0,06   -1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    1   121   1     -0,56     1,37  0,04   -0,94     2,31   0,06   -1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    1   122   1     -0,56     0,71  0,03   -0,94     1,20   0,04   -1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    1   123   1     -0,60     0,52  0,04   -1,02     0,88   0,06   -1,58     1,36   0,08  ║ 
║  3    1   124   1     -0,60     0,02  0,00   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1   125   1     -0,60     0,02  0,01   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   126   1     -0,60     0,02  0,00   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   127   1     -0,60     1,43  0,04   -1,02     2,42   0,06   -1,58     3,74   0,08  ║ 
║  3    1   128   1     -0,60     1,68  0,05   -1,02     2,83   0,07   -1,58     4,39   0,09  ║ 
║  3    1   129   1     -0,60     1,09  0,04   -1,02     1,85   0,06   -1,58     2,86   0,07  ║ 
║  3    1   130   1     -0,60     1,68  0,05   -1,02     2,83   0,07   -1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    1   131   1     -0,60     0,02  0,00   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   132   1     -0,60     0,02  0,01   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   133   1     -0,60     0,02  0,00   -1,02     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   134   1     -0,60     0,73  0,05   -1,02     1,23   0,07   -1,58     1,90   0,09  ║ 
║  3    1   135   1     -0,27     0,66  0,04   -0,45     1,11   0,06   -0,70     1,71   0,07  ║ 
║  3    1   136   1      6,87    81,96  0,84    7,55    90,10   0,77    8,89    97,78   0,72  ║ 
║  3    2     2   1      6,87    81,96  0,84    7,55    90,10   0,77    8,89    97,78   0,72  ║ 
║  3    2     3   1      7,17    72,57  0,81    8,07    81,69   0,76    9,65    89,55   0,73  ║ 
║  3    2     4   1      7,17    10,44  0,45    8,07    11,75   0,42    9,65    14,07   0,40  ║ 
║  3    2     5   1      7,17     4,93  0,31    8,07     5,54   0,29    9,65     6,64   0,28  ║ 
║  3    2     6   1      7,17     4,84  0,31    8,07     5,45   0,29    9,65     6,52   0,28  ║ 
║  3    2     7   1      7,17     6,65  0,34    8,07     7,49   0,32    9,65     8,96   0,31  ║ 
║  3    2     8   1      7,17    80,02  0,86    8,07    90,07   0,81    9,65    93,24   0,77  ║ 
║  3    2     9   1      7,35    73,13  0,74    8,40    83,48   0,70   10,15    98,80   0,68  ║ 
║  3    2    10   1      7,35    54,88  0,76    8,40    62,64   0,72   10,15    72,59   0,70  ║ 
║  3    2    11   1      7,35     7,83  0,34    8,40     8,94   0,32   10,15    10,80   0,31  ║ 
║  3    2    12   1      7,35    11,05  0,39    8,40    12,61   0,38   10,15    15,25   0,36  ║ 
║  3    2    13   1      7,35    13,32  0,44    8,40    15,21   0,42   10,15    18,38   0,40  ║ 
║  3    2    14   1      7,35     7,83  0,32    8,40     8,94   0,31   10,15    10,80   0,30  ║ 
║  3    2    15   1      7,35    63,48  0,79    8,40    72,47   0,75   10,15    80,04   0,73  ║ 
║  3    2    16   1      7,35    69,74  0,72    8,40    79,60   0,69   10,15    96,22   0,66  ║ 
║  3    2    17   1      7,47    70,21  0,75    8,59    80,77   0,72   10,44    93,09   0,70  ║ 
║  3    2    18   1      7,47    20,75  0,54    8,59    23,87   0,52   10,44    29,01   0,50  ║ 
║  3    2    19   1      7,46     4,74  0,23    8,59     5,46   0,22   10,43     6,63   0,21  ║ 
║  3    2    20   1      7,47     8,08  0,35    8,59     9,29   0,33   10,44    11,30   0,32  ║ 
║  3    2    21   1      7,47     8,97  0,36    8,59    10,33   0,35   10,44    12,55   0,34  ║ 
║  3    2    22   1      7,47     2,36  0,14    8,59     2,71   0,14   10,44     3,30   0,13  ║ 
║  3    2    23   1      7,47    20,75  0,55    8,59    23,87   0,53   10,44    29,01   0,51  ║ 
║  3    2    24   1      7,47    75,95  0,76    8,59    87,37   0,72   10,44   100,55   0,70  ║ 
║  3    2    25   1      7,56    71,06  0,77    8,74    82,24   0,74   10,67    92,86   0,72  ║ 
║  3    2    26   1      7,56    21,00  0,56    8,74    24,31   0,54   10,67    29,66   0,53  ║ 
║  3    2    27   1      7,56    11,35  0,38    8,74    13,14   0,36   10,67    16,03   0,35  ║ 
║  3    2    28   1      7,56    14,88  0,81    8,74    17,22   0,78   10,67    18,39   0,76  ║ 
║  3    2    29   1      7,56    30,93  0,65    8,74    35,80   0,63   10,67    43,69   0,61  ║ 
║  3    2    30   1      7,56    30,93  0,64    8,74    35,80   0,62   10,67    43,69   0,60  ║ 
║  3    2    31   1      7,56    14,88  0,81    8,74    17,22   0,78   10,67    18,36   0,76  ║ 
║  3    2    32   1      7,56    13,10  0,41    8,74    15,16   0,40   10,67    18,50   0,39  ║ 
║  3    2    33   1      7,56    21,00  0,56    8,74    24,31   0,54   10,67    29,66   0,53  ║ 
║  3    2    34   1      7,56    76,86  0,77    8,74    88,96   0,74   10,67   100,18   0,72  ║ 
║  3    2    35   1      7,67    73,87  0,78    8,94    86,12   0,76   10,96    94,79   0,74  ║ 
║  3    2    36   1      7,67    60,20  0,73    8,94    70,19   0,71   10,96    82,56   0,70  ║ 
║  3    2    37   1      7,67     8,16  0,37    8,94     9,51   0,36   10,96    11,67   0,36  ║ 
║  3    2    38   1      7,67     6,12  0,37    8,94     7,13   0,36   10,96     8,75   0,35  ║ 
║  3    2    39   1      7,67     8,16  0,44    8,94     9,51   0,43   10,96    11,67   0,42  ║ 
║  3    2    40   1      7,67     7,12  0,33    8,94     8,30   0,33   10,96    10,18   0,32  ║ 
║  3    2    41   1      7,67    60,80  0,74    8,94    70,89   0,72   10,96    82,40   0,70  ║ 
║  3    2    42   1      7,67    77,40  0,76    8,94    90,24   0,74   10,96   101,77   0,73  ║ 
║  3    2    43   1      7,86    75,69  0,92    9,27    82,51   0,90   11,46    82,51   0,89  ║ 
║  3    2    44   1      7,86     4,40  0,39    9,27     5,20   0,38   11,46     6,42   0,38  ║ 
║  3    2    45   1      7,86    78,71  0,95    9,27    82,68   0,94   11,46    82,68   0,93  ║ 
║  3    2    46   1      8,15   103,37  0,99    9,78   103,94   0,99   12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3    2    47   1      8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    2    48   1      8,15     7,56  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    2    49   1      8,15   102,13  1,00    9,78   102,13   1,00   12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3    2    50   1      6,06    41,37  0,72    6,85    46,83   0,68    7,75    52,96   0,61  ║ 
║  3    2    51   1      5,90    40,30  0,69    6,58    44,95   0,64    7,34    50,15   0,58  ║ 
║  3    2    52   1      6,22     2,24  0,15    7,13     2,57   0,15    8,17     2,94   0,13  ║ 
║  3    2    53   1      5,73     2,06  0,14    6,29     2,26   0,13    6,91     2,48   0,12  ║ 
║  3    2    54   1      7,35     4,97  0,61    8,40     5,67   0,58   10,15     6,85   0,56  ║ 
║  3    2    55   1      7,86     9,47  0,42    9,27    11,18   0,41   11,46    13,82   0,40  ║ 
║  3    2    56   1      7,85     3,57  0,45    9,26     4,22   0,44   11,45     5,21   0,44  ║ 
║  3    2    57   1      6,52     6,86  0,44    7,66     8,06   0,43    8,96     9,43   0,40  ║ 
║  3    2    58   1      6,52     0,19  0,05    7,66     0,22   0,05    8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    2    59   1      6,52     0,19  0,03    7,66     0,22   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    2    60   1      6,52     0,19  0,05    7,66     0,22   0,05    8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    2    61   1      6,52    14,94  0,49    7,66    17,55   0,48    8,97    20,54   0,45  ║ 
║  3    2    62   1      6,52    14,94  0,46    7,66    17,55   0,45    8,97    20,54   0,42  ║ 
║  3    2    63   1      6,52    14,94  0,46    7,66    17,55   0,45    8,97    20,54   0,42  ║ 
║  3    2    64   1      6,52    14,94  0,50    7,66    17,55   0,49    8,97    20,54   0,46  ║ 
║  3    2    65   1      6,52     0,19  0,04    7,66     0,22   0,04    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    2    66   1      6,52     0,19  0,03    7,66     0,22   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    2    67   1      6,52     0,19  0,03    7,66     0,22   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    2    68   1      6,52     8,82  0,73    7,66    10,36   0,72    8,97    12,01   0,67  ║ 
║  3    2    69   1      6,49     7,36  0,33    7,60     8,63   0,32    8,87    10,07   0,30  ║ 
║  3    2    70   1      6,49    15,91  0,47    7,60    18,65   0,46    8,87    21,77   0,43  ║ 
║  3    2    71   1      6,49    15,91  0,46    7,60    18,65   0,45    8,87    21,77   0,42  ║ 
║  3    2    72   1      6,49     7,82  0,37    7,60     9,17   0,36    8,87    10,70   0,33  ║ 
║  3    2    73   1      6,49     6,90  0,32    7,60     8,09   0,32    8,87     9,45   0,29  ║ 
║  3    2    74   1      6,49    15,91  0,47    7,60    18,65   0,46    8,87    21,77   0,42  ║ 
║  3    2    75   1      6,49    15,91  0,46    7,60    18,65   0,45    8,87    21,77   0,42  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    2    76   1      6,49     8,29  0,36    7,60     9,72   0,35    8,87    11,35   0,33  ║ 
║  3    2    77   1      6,30     7,60  0,33    7,29     8,79   0,32    8,40    10,13   0,29  ║ 
║  3    2    78   1      6,30    15,46  0,48    7,29    17,87   0,46    8,40    20,61   0,43  ║ 
║  3    2    79   1      6,30    15,46  0,49    7,29    17,87   0,47    8,40    20,61   0,44  ║ 
║  3    2    80   1      6,30     7,15  0,28    7,29     8,27   0,27    8,40     9,53   0,25  ║ 
║  3    2    81   1      6,30    10,44  0,33    7,29    12,07   0,32    8,40    13,91   0,29  ║ 
║  3    2    82   1      6,30    20,63  0,47    7,29    23,85   0,45    8,40    27,49   0,42  ║ 
║  3    2    83   1      6,30     6,71  0,30    7,29     7,76   0,29    8,40     8,94   0,27  ║ 
║  3    2    84   1      6,22     6,62  0,40    7,13     7,60   0,38    8,17     8,70   0,35  ║ 
║  3    2    85   1      6,22    15,25  0,58    7,13    17,50   0,55    8,17    20,05   0,51  ║ 
║  3    2    86   1      6,22    51,25  0,77    7,13    58,81   0,74    8,17    66,28   0,68  ║ 
║  3    2    87   1      6,22    30,52  0,69    7,13    35,03   0,66    8,17    40,13   0,60  ║ 
║  3    2    88   1      6,22    15,25  0,47    7,13    17,50   0,45    8,17    20,05   0,41  ║ 
║  3    2    89   1      6,22    57,99  0,73    7,13    66,55   0,70    8,17    76,23   0,64  ║ 
║  3    2    90   1      6,30    23,23  0,53    7,29    26,85   0,51    8,40    30,95   0,47  ║ 
║  3    2    91   1      6,22    16,26  0,47    7,13    18,66   0,45    8,17    21,38   0,41  ║ 
║  3    2    92   1      6,22    12,25  0,45    7,13    14,05   0,43    8,17    16,10   0,39  ║ 
║  3    2    93   1      6,06    44,24  0,67    6,85    50,07   0,63    7,75    56,62   0,57  ║ 
║  3    2    94   1      6,06     3,40  0,20    6,85     3,84   0,19    7,75     4,35   0,17  ║ 
║  3    2    95   1      9,55     5,44  0,35   11,08     6,32   0,34   13,35     7,61   0,33  ║ 
║  3    2    96   1      4,09     1,76  0,13    4,94     2,12   0,13    6,43     2,76   0,14  ║ 
║  3    2    97   1      5,90    43,09  0,65    6,58    48,06   0,60    7,34    53,62   0,54  ║ 
║  3    2    98   1      5,90     3,31  0,20    6,58     3,69   0,18    7,34     4,12   0,16  ║ 
║  3    2    99   1      5,73     5,71  0,36    6,29     6,26   0,33    6,91     6,88   0,29  ║ 
║  3    2   100   1      5,73    14,06  0,52    6,29    15,43   0,48    6,91    16,94   0,42  ║ 
║  3    2   101   1      5,73    47,70  0,71    6,29    52,35   0,65    6,91    57,48   0,57  ║ 
║  3    2   102   1      5,73    28,15  0,64    6,29    30,89   0,58    6,91    33,92   0,51  ║ 
║  3    2   103   1      5,73    14,06  0,41    6,29    15,43   0,38    6,91    16,94   0,33  ║ 
║  3    2   104   1      5,73    52,59  0,62    6,29    57,72   0,57    6,91    63,37   0,50  ║ 
║  3    2   105   1      5,73     6,10  0,23    6,29     6,70   0,21    6,91     7,35   0,18  ║ 
║  3    2   106   1      7,86    10,62  0,35    9,27    12,53   0,34   11,46    15,49   0,34  ║ 
║  3    2   107   1      5,65     6,01  0,28    6,14     6,54   0,25    6,69     7,12   0,22  ║ 
║  3    2   108   1      5,65    13,85  0,42    6,14    15,07   0,38    6,69    16,40   0,33  ║ 
║  3    2   109   1      5,65    13,85  0,45    6,14    15,07   0,41    6,69    16,40   0,36  ║ 
║  3    2   110   1      5,65     7,22  0,27    6,14     7,86   0,24    6,69     8,55   0,21  ║ 
║  3    2   111   1      5,65     9,35  0,34    6,14    10,17   0,31    6,69    11,07   0,27  ║ 
║  3    2   112   1      5,65    18,48  0,45    6,14    20,11   0,41    6,69    21,88   0,35  ║ 
║  3    2   113   1      5,65     4,51  0,22    6,14     4,90   0,20    6,69     5,34   0,17  ║ 
║  3    2   114   1      5,65    18,95  0,46    6,14    20,61   0,41    6,69    22,43   0,36  ║ 
║  3    2   115   1      5,47     5,82  0,27    5,83     6,20   0,24    6,21     6,61   0,20  ║ 
║  3    2   116   1      5,47    13,41  0,40    5,83    14,30   0,35    6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    2   117   1      5,47    13,41  0,39    5,83    14,30   0,35    6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    2   118   1      5,47     6,99  0,32    5,83     7,45   0,28    6,21     7,95   0,24  ║ 
║  3    2   119   1      5,47     5,82  0,27    5,83     6,20   0,24    6,21     6,61   0,20  ║ 
║  3    2   120   1      5,47    13,41  0,39    5,83    14,30   0,35    6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    2   121   1      5,47    13,41  0,38    5,83    14,30   0,34    6,21    15,24   0,29  ║ 
║  3    2   122   1      5,47     6,99  0,30    5,83     7,45   0,27    6,21     7,95   0,23  ║ 
║  3    2   123   1      5,42     4,68  0,39    5,75     4,96   0,35    6,10     5,26   0,29  ║ 
║  3    2   124   1      5,42     0,16  0,04    5,75     0,17   0,04    6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   125   1      5,42     0,16  0,05    5,75     0,17   0,05    6,10     0,18   0,04  ║ 
║  3    2   126   1      5,42     0,16  0,04    5,75     0,17   0,03    6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   127   1      5,42    12,86  0,39    5,75    13,64   0,34    6,10    14,47   0,29  ║ 
║  3    2   128   1      5,42    15,08  0,45    5,75    15,99   0,39    6,10    16,96   0,33  ║ 
║  3    2   129   1      5,42     9,83  0,35    5,75    10,42   0,31    6,10    11,05   0,26  ║ 
║  3    2   130   1      5,42    15,08  0,43    5,75    15,99   0,38    6,10    16,96   0,32  ║ 
║  3    2   131   1      5,42     0,16  0,04    5,75     0,17   0,04    6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   132   1      5,42     0,16  0,05    5,75     0,17   0,05    6,10     0,18   0,04  ║ 
║  3    2   133   1      5,42     0,16  0,04    5,75     0,17   0,04    6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   134   1      5,42     6,54  0,46    5,75     6,94   0,41    6,10     7,36   0,35  ║ 
║  3    2   135   1      5,73    14,06  0,89    6,29    15,43   0,82    6,91    15,75   0,72  ║ 
║  3    2   136   1      2,57    30,63  0,31    3,08    36,77   0,31    3,64    43,47   0,30  ║ 
║  3    3     2   1      2,57    30,63  0,31    3,08    36,77   0,31    3,64    43,47   0,30  ║ 
║  3    3     3   1      2,63    26,68  0,30    3,16    31,98   0,30    3,75    37,96   0,28  ║ 
║  3    3     4   1      2,63     3,84  0,17    3,16     4,60   0,17    3,75     5,46   0,16  ║ 
║  3    3     5   1      2,63     1,81  0,12    3,16     2,17   0,12    3,75     2,58   0,11  ║ 
║  3    3     6   1      2,63     1,78  0,11    3,16     2,13   0,11    3,75     2,53   0,11  ║ 
║  3    3     7   1      2,63     2,45  0,12    3,16     2,93   0,12    3,75     3,48   0,12  ║ 
║  3    3     8   1      2,63    29,42  0,32    3,16    35,27   0,32    3,75    41,85   0,30  ║ 
║  3    3     9   1      2,68    26,62  0,27    3,21    31,89   0,27    3,81    37,92   0,26  ║ 
║  3    3    10   1      2,68    19,98  0,28    3,21    23,93   0,27    3,81    28,46   0,26  ║ 
║  3    3    11   1      2,68     2,85  0,12    3,21     3,41   0,12    3,81     4,06   0,12  ║ 
║  3    3    12   1      2,68     4,02  0,14    3,21     4,82   0,14    3,81     5,73   0,14  ║ 
║  3    3    13   1      2,68     4,85  0,16    3,21     5,81   0,16    3,81     6,91   0,15  ║ 
║  3    3    14   1      2,68     2,85  0,12    3,21     3,41   0,12    3,81     4,06   0,11  ║ 
║  3    3    15   1      2,68    23,11  0,29    3,21    27,68   0,29    3,81    32,92   0,27  ║ 
║  3    3    16   1      2,68    25,39  0,26    3,21    30,41   0,26    3,81    36,16   0,25  ║ 
║  3    3    17   1      2,70    25,42  0,27    3,24    30,43   0,27    3,85    36,24   0,26  ║ 
║  3    3    18   1      2,70     7,51  0,20    3,24     8,99   0,20    3,85    10,71   0,19  ║ 
║  3    3    19   1      2,70     1,72  0,08    3,23     2,06   0,08    3,85     2,45   0,08  ║ 
║  3    3    20   1      2,70     2,92  0,13    3,24     3,50   0,12    3,85     4,17   0,12  ║ 
║  3    3    21   1      2,70     3,25  0,13    3,24     3,89   0,13    3,85     4,63   0,13  ║ 
║  3    3    22   1      2,70     0,85  0,05    3,24     1,02   0,05    3,85     1,22   0,05  ║ 
║  3    3    23   1      2,70     7,51  0,20    3,24     8,99   0,20    3,85    10,71   0,19  ║ 
║  3    3    24   1      2,70    27,50  0,27    3,24    32,91   0,27    3,85    39,20   0,26  ║ 
║  3    3    25   1      2,72    25,61  0,28    3,26    30,64   0,28    3,88    36,53   0,26  ║ 
║  3    3    26   1      2,72     7,57  0,20    3,26     9,06   0,20    3,88    10,80   0,19  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    3    27   1      2,72     4,09  0,14    3,26     4,90   0,14    3,88     5,84   0,13  ║ 
║  3    3    28   1      2,72     5,36  0,29    3,26     6,42   0,29    3,88     7,65   0,28  ║ 
║  3    3    29   1      2,72    11,15  0,23    3,26    13,34   0,23    3,88    15,90   0,22  ║ 
║  3    3    30   1      2,72    11,15  0,23    3,26    13,34   0,23    3,88    15,90   0,22  ║ 
║  3    3    31   1      2,72     5,36  0,29    3,26     6,42   0,29    3,88     7,65   0,28  ║ 
║  3    3    32   1      2,72     4,72  0,15    3,26     5,65   0,15    3,88     6,73   0,14  ║ 
║  3    3    33   1      2,72     7,57  0,20    3,26     9,06   0,20    3,88    10,80   0,19  ║ 
║  3    3    34   1      2,72    27,70  0,28    3,26    33,15   0,28    3,88    39,52   0,26  ║ 
║  3    3    35   1      2,75    26,48  0,28    3,29    31,67   0,28    3,92    37,80   0,27  ║ 
║  3    3    36   1      2,75    21,58  0,26    3,29    25,81   0,26    3,92    30,81   0,25  ║ 
║  3    3    37   1      2,75     2,93  0,13    3,29     3,50   0,13    3,92     4,18   0,13  ║ 
║  3    3    38   1      2,75     2,19  0,13    3,29     2,62   0,13    3,92     3,13   0,13  ║ 
║  3    3    39   1      2,75     2,93  0,16    3,29     3,50   0,16    3,92     4,18   0,15  ║ 
║  3    3    40   1      2,75     2,55  0,12    3,29     3,05   0,12    3,92     3,64   0,11  ║ 
║  3    3    41   1      2,75    21,80  0,26    3,29    26,07   0,26    3,92    31,12   0,25  ║ 
║  3    3    42   1      2,75    27,75  0,27    3,29    33,19   0,27    3,92    39,61   0,26  ║ 
║  3    3    43   1      2,79    26,90  0,33    3,34    32,14   0,32    3,99    38,44   0,31  ║ 
║  3    3    44   1      2,79     1,57  0,14    3,34     1,87   0,14    3,99     2,24   0,13  ║ 
║  3    3    45   1      2,79    27,97  0,34    3,34    33,42   0,34    3,99    39,97   0,32  ║ 
║  3    3    46   1      2,86    36,26  0,35    3,41    43,27   0,35    4,09    51,91   0,33  ║ 
║  3    3    47   1      2,86     1,60  0,11    3,41     1,91   0,11    4,09     2,29   0,11  ║ 
║  3    3    48   1      2,86     2,65  0,15    3,41     3,17   0,15    4,09     3,80   0,14  ║ 
║  3    3    49   1      2,86    35,82  0,35    3,41    42,75   0,35    4,09    51,29   0,33  ║ 
║  3    3    50   1      6,50    44,38  0,77    7,79    53,22   0,77    9,75    57,45   0,77  ║ 
║  3    3    51   1      6,46    44,13  0,76    7,75    52,94   0,76    9,69    58,09   0,76  ║ 
║  3    3    52   1      6,53     2,35  0,16    7,83     2,82   0,16    9,80     3,53   0,16  ║ 
║  3    3    53   1      6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    3    54   1      2,68     1,81  0,22    3,21     2,17   0,22    3,81     2,58   0,21  ║ 
║  3    3    55   1      2,79     3,37  0,15    3,34     4,02   0,15    3,99     4,81   0,14  ║ 
║  3    3    56   1      2,79     1,27  0,16    3,33     1,52   0,16    3,99     1,82   0,15  ║ 
║  3    3    57   1      6,60     6,95  0,44    7,91     8,32   0,44    9,91    10,43   0,44  ║ 
║  3    3    58   1      6,60     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,91     0,29   0,05  ║ 
║  3    3    59   1      6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    60   1      6,60     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,91     0,29   0,05  ║ 
║  3    3    61   1      6,60    15,12  0,49    7,91    18,12   0,49    9,91    22,70   0,49  ║ 
║  3    3    62   1      6,60    15,12  0,46    7,91    18,12   0,46    9,91    22,70   0,46  ║ 
║  3    3    63   1      6,60    15,12  0,47    7,91    18,12   0,47    9,91    22,70   0,47  ║ 
║  3    3    64   1      6,60    15,12  0,51    7,91    18,12   0,50    9,91    22,70   0,51  ║ 
║  3    3    65   1      6,60     0,19  0,04    7,91     0,23   0,04    9,91     0,29   0,04  ║ 
║  3    3    66   1      6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    67   1      6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    68   1      6,60     8,93  0,74    7,91    10,70   0,74    9,91    12,01   0,74  ║ 
║  3    3    69   1      6,59     7,48  0,34    7,90     8,97   0,34    9,90    11,23   0,34  ║ 
║  3    3    70   1      6,59    16,17  0,48    7,90    19,38   0,48    9,90    24,28   0,48  ║ 
║  3    3    71   1      6,59    16,17  0,47    7,90    19,38   0,47    9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    3    72   1      6,59     7,95  0,37    7,90     9,53   0,37    9,90    11,94   0,37  ║ 
║  3    3    73   1      6,59     7,02  0,33    7,90     8,41   0,33    9,90    10,54   0,33  ║ 
║  3    3    74   1      6,59    16,17  0,47    7,90    19,38   0,47    9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    3    75   1      6,59    16,17  0,47    7,90    19,38   0,47    9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    3    76   1      6,59     8,43  0,36    7,90    10,10   0,36    9,90    12,66   0,36  ║ 
║  3    3    77   1      6,55     7,90  0,34    7,85     9,47   0,34    9,83    11,86   0,34  ║ 
║  3    3    78   1      6,55    16,07  0,50    7,85    19,27   0,50    9,83    24,12   0,50  ║ 
║  3    3    79   1      6,55    16,07  0,51    7,85    19,27   0,51    9,83    24,12   0,51  ║ 
║  3    3    80   1      6,55     7,44  0,29    7,85     8,91   0,29    9,83    11,16   0,29  ║ 
║  3    3    81   1      6,55    10,85  0,34    7,85    13,00   0,34    9,83    16,28   0,34  ║ 
║  3    3    82   1      6,55    21,45  0,49    7,85    25,71   0,49    9,83    32,19   0,49  ║ 
║  3    3    83   1      6,55     6,98  0,31    7,85     8,36   0,31    9,83    10,47   0,31  ║ 
║  3    3    84   1      6,53     6,95  0,42    7,83     8,34   0,42    9,80    10,44   0,42  ║ 
║  3    3    85   1      6,53    16,02  0,61    7,83    19,21   0,61    9,80    24,05   0,61  ║ 
║  3    3    86   1      6,53    53,85  0,81    7,83    64,56   0,81    9,80    66,28   0,81  ║ 
║  3    3    87   1      6,53    32,08  0,72    7,83    38,45   0,72    9,80    44,42   0,72  ║ 
║  3    3    88   1      6,53    16,02  0,49    7,83    19,21   0,49    9,80    24,05   0,49  ║ 
║  3    3    89   1      6,53    60,94  0,77    7,83    73,06   0,77    9,80    79,21   0,77  ║ 
║  3    3    90   1      6,55    24,14  0,55    7,85    28,94   0,55    9,83    36,23   0,55  ║ 
║  3    3    91   1      6,53    17,09  0,50    7,83    20,49   0,50    9,80    25,65   0,50  ║ 
║  3    3    92   1      6,53    12,87  0,47    7,83    15,43   0,47    9,80    19,31   0,47  ║ 
║  3    3    93   1      6,50    47,45  0,72    7,79    56,91   0,72    9,75    65,86   0,72  ║ 
║  3    3    94   1      6,50     3,64  0,21    7,79     4,37   0,21    9,75     5,47   0,21  ║ 
║  3    3    95   1      5,20     2,97  0,19    6,23     3,55   0,19    7,63     4,35   0,19  ║ 
║  3    3    96   1     -0,56     0,24  0,02   -0,69     0,29   0,02   -1,02     0,44   0,02  ║ 
║  3    3    97   1      6,46    47,19  0,71    7,75    56,61   0,71    9,69    66,26   0,71  ║ 
║  3    3    98   1      6,46     3,62  0,21    7,75     4,35   0,21    9,69     5,43   0,21  ║ 
║  3    3    99   1      6,42     6,40  0,40    7,71     7,67   0,40    9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3    3   100   1      6,42    15,75  0,59    7,71    18,91   0,59    9,63    23,63   0,59  ║ 
║  3    3   101   1      6,42    53,45  0,80    7,71    64,13   0,80    9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3    3   102   1      6,42    31,53  0,72    7,71    37,84   0,72    9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3    3   103   1      6,42    15,75  0,46    7,71    18,91   0,46    9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3    3   104   1      6,42    58,92  0,70    7,71    70,71   0,70    9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3    3   105   1      6,42     6,84  0,26    7,71     8,21   0,26    9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3    3   106   1      2,79     3,78  0,12    3,34     4,51   0,12    3,99     5,39   0,12  ║ 
║  3    3   107   1      6,40     6,82  0,31    7,69     8,18   0,31    9,60    10,22   0,31  ║ 
║  3    3   108   1      6,40    15,71  0,48    7,69    18,85   0,48    9,60    23,56   0,48  ║ 
║  3    3   109   1      6,40    15,71  0,51    7,69    18,85   0,51    9,60    23,56   0,51  ║ 
║  3    3   110   1      6,40     8,19  0,31    7,69     9,83   0,31    9,60    12,28   0,31  ║ 
║  3    3   111   1      6,40    10,60  0,39    7,69    12,72   0,39    9,60    15,90   0,39  ║ 
║  3    3   112   1      6,40    20,96  0,51    7,69    25,15   0,51    9,60    31,43   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    3   113   1      6,40     5,11  0,25    7,69     6,14   0,25    9,60     7,67   0,25  ║ 
║  3    3   114   1      6,40    21,48  0,52    7,69    25,78   0,52    9,60    32,22   0,52  ║ 
║  3    3   115   1      6,36     6,77  0,31    7,64     8,13   0,31    9,54    10,16   0,31  ║ 
║  3    3   116   1      6,36    15,61  0,46    7,64    18,74   0,46    9,54    23,40   0,46  ║ 
║  3    3   117   1      6,36    15,61  0,45    7,64    18,74   0,46    9,54    23,40   0,45  ║ 
║  3    3   118   1      6,36     8,14  0,37    7,64     9,77   0,37    9,54    12,20   0,37  ║ 
║  3    3   119   1      6,36     6,77  0,31    7,64     8,13   0,31    9,54    10,16   0,31  ║ 
║  3    3   120   1      6,36    15,61  0,46    7,64    18,74   0,46    9,54    23,40   0,46  ║ 
║  3    3   121   1      6,36    15,61  0,45    7,64    18,74   0,45    9,54    23,40   0,45  ║ 
║  3    3   122   1      6,36     8,14  0,35    7,64     9,77   0,35    9,54    12,20   0,35  ║ 
║  3    3   123   1      6,35     5,48  0,46    7,63     6,58   0,46    9,53     8,22   0,46  ║ 
║  3    3   124   1      6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   125   1      6,35     0,18  0,06    7,63     0,22   0,06    9,53     0,28   0,06  ║ 
║  3    3   126   1      6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   127   1      6,35    15,07  0,45    7,63    18,09   0,46    9,53    22,59   0,45  ║ 
║  3    3   128   1      6,35    17,66  0,52    7,63    21,20   0,52    9,53    26,48   0,52  ║ 
║  3    3   129   1      6,35    11,51  0,41    7,63    13,82   0,41    9,53    17,26   0,41  ║ 
║  3    3   130   1      6,35    17,66  0,50    7,63    21,20   0,50    9,53    26,48   0,50  ║ 
║  3    3   131   1      6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   132   1      6,35     0,18  0,06    7,63     0,22   0,06    9,53     0,28   0,06  ║ 
║  3    3   133   1      6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   134   1      6,35     7,66  0,54    7,63     9,20   0,54    9,53    11,49   0,54  ║ 
║  3    3   135   1      6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    3   136   1      0,11     1,27  0,01    0,14     1,63   0,01    0,16     1,92   0,01  ║ 
║  3    4     2   1      0,11     1,27  0,01    0,14     1,63   0,01    0,16     1,92   0,01  ║ 
║  3    4     3   1      0,06     0,58  0,01    0,07     0,75   0,01    0,09     0,88   0,01  ║ 
║  3    4     4   1      0,06     0,08  0,00    0,07     0,11   0,00    0,09     0,13   0,00  ║ 
║  3    4     5   1      0,06     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,09     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     6   1      0,06     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,09     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     7   1      0,06     0,05  0,00    0,07     0,07   0,00    0,09     0,08   0,00  ║ 
║  3    4     8   1      0,06     0,64  0,01    0,07     0,83   0,01    0,09     0,97   0,01  ║ 
║  3    4     9   1      0,03     0,26  0,00    0,03     0,33   0,00    0,04     0,39   0,00  ║ 
║  3    4    10   1      0,03     0,19  0,00    0,03     0,25   0,00    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3    4    11   1      0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    12   1      0,03     0,04  0,00    0,03     0,05   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3    4    13   1      0,03     0,05  0,00    0,03     0,06   0,00    0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3    4    14   1      0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    15   1      0,03     0,22  0,00    0,03     0,29   0,00    0,04     0,34   0,00  ║ 
║  3    4    16   1      0,03     0,25  0,00    0,03     0,32   0,00    0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3    4    17   1      0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    18   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    19   1      0,01     0,00  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    20   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    21   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    22   1      0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3    4    23   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    24   1      0,01     0,08  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,12   0,00  ║ 
║  3    4    25   1     -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    26   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    27   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    28   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    29   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  3    4    30   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  3    4    31   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    32   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    33   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    34   1     -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    35   1     -0,03     0,25  0,00   -0,03     0,32   0,00   -0,04     0,38   0,00  ║ 
║  3    4    36   1     -0,03     0,20  0,00   -0,03     0,26   0,00   -0,04     0,31   0,00  ║ 
║  3    4    37   1     -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    38   1     -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    39   1     -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    40   1     -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    41   1     -0,03     0,20  0,00   -0,03     0,26   0,00   -0,04     0,31   0,00  ║ 
║  3    4    42   1     -0,03     0,26  0,00   -0,03     0,33   0,00   -0,04     0,39   0,00  ║ 
║  3    4    43   1     -0,06     0,55  0,01   -0,07     0,71   0,01   -0,09     0,84   0,01  ║ 
║  3    4    44   1     -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,09     0,05   0,00  ║ 
║  3    4    45   1     -0,06     0,57  0,01   -0,07     0,74   0,01   -0,09     0,87   0,01  ║ 
║  3    4    46   1     -0,11     1,34  0,01   -0,14     1,73   0,01   -0,16     2,04   0,01  ║ 
║  3    4    47   1     -0,11     0,06  0,00   -0,14     0,08   0,00   -0,16     0,09   0,00  ║ 
║  3    4    48   1     -0,11     0,10  0,01   -0,14     0,13   0,01   -0,16     0,15   0,01  ║ 
║  3    4    49   1     -0,11     1,33  0,01   -0,14     1,71   0,01   -0,16     2,02   0,01  ║ 
║  3    4    50   1      6,37    43,51  0,76    7,64    52,18   0,76    9,55    57,45   0,76  ║ 
║  3    4    51   1      6,40    43,69  0,75    7,67    52,41   0,75    9,59    58,09   0,75  ║ 
║  3    4    52   1      6,34     2,28  0,16    7,60     2,73   0,16    9,51     3,42   0,16  ║ 
║  3    4    53   1      6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    4    54   1      0,03     0,02  0,00    0,03     0,02   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    55   1     -0,06     0,07  0,00   -0,07     0,09   0,00   -0,09     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    56   1     -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,03   0,00   -0,09     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    57   1      6,29     6,62  0,42    7,54     7,93   0,42    9,44     9,93   0,42  ║ 
║  3    4    58   1      6,29     0,18  0,05    7,54     0,22   0,05    9,44     0,27   0,05  ║ 
║  3    4    59   1      6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    60   1      6,29     0,18  0,05    7,54     0,22   0,05    9,44     0,27   0,05  ║ 
║  3    4    61   1      6,29    14,41  0,47    7,54    17,27   0,47    9,44    21,61   0,47  ║ 
║  3    4    62   1      6,29    14,41  0,44    7,54    17,27   0,44    9,44    21,61   0,44  ║ 
║  3    4    63   1      6,29    14,41  0,45    7,54    17,27   0,45    9,44    21,61   0,45  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

226 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    4    64   1      6,29    14,41  0,48    7,54    17,27   0,48    9,44    21,61   0,48  ║ 
║  3    4    65   1      6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    66   1      6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    67   1      6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    68   1      6,29     8,51  0,71    7,54    10,20   0,71    9,44    12,01   0,71  ║ 
║  3    4    69   1      6,30     7,15  0,32    7,55     8,56   0,32    9,44    10,72   0,32  ║ 
║  3    4    70   1      6,30    15,45  0,46    7,55    18,51   0,45    9,44    23,17   0,46  ║ 
║  3    4    71   1      6,30    15,45  0,45    7,55    18,51   0,45    9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3    4    72   1      6,30     7,60  0,36    7,55     9,10   0,36    9,44    11,39   0,36  ║ 
║  3    4    73   1      6,30     6,70  0,31    7,55     8,03   0,31    9,44    10,05   0,31  ║ 
║  3    4    74   1      6,30    15,45  0,45    7,55    18,51   0,45    9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3    4    75   1      6,30    15,45  0,45    7,55    18,51   0,44    9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3    4    76   1      6,30     8,05  0,35    7,55     9,65   0,35    9,44    12,08   0,35  ║ 
║  3    4    77   1      6,33     7,63  0,33    7,59     9,15   0,33    9,49    11,45   0,33  ║ 
║  3    4    78   1      6,33    15,52  0,48    7,59    18,61   0,48    9,49    23,28   0,48  ║ 
║  3    4    79   1      6,33    15,52  0,49    7,59    18,61   0,49    9,49    23,28   0,49  ║ 
║  3    4    80   1      6,33     7,18  0,28    7,59     8,61   0,28    9,49    10,77   0,28  ║ 
║  3    4    81   1      6,33    10,48  0,33    7,59    12,56   0,33    9,49    15,71   0,33  ║ 
║  3    4    82   1      6,33    20,71  0,47    7,59    24,82   0,47    9,49    31,06   0,47  ║ 
║  3    4    83   1      6,33     6,74  0,30    7,59     8,08   0,30    9,49    10,10   0,30  ║ 
║  3    4    84   1      6,34     6,75  0,40    7,60     8,09   0,40    9,51    10,13   0,40  ║ 
║  3    4    85   1      6,34    15,56  0,59    7,60    18,65   0,59    9,51    23,33   0,59  ║ 
║  3    4    86   1      6,34    52,28  0,79    7,60    62,68   0,79    9,51    66,28   0,79  ║ 
║  3    4    87   1      6,34    31,14  0,70    7,60    37,33   0,70    9,51    44,42   0,70  ║ 
║  3    4    88   1      6,34    15,56  0,47    7,60    18,65   0,47    9,51    23,33   0,47  ║ 
║  3    4    89   1      6,34    59,16  0,75    7,60    70,93   0,75    9,51    79,21   0,75  ║ 
║  3    4    90   1      6,33    23,31  0,53    7,59    27,94   0,53    9,49    34,96   0,53  ║ 
║  3    4    91   1      6,34    16,59  0,48    7,60    19,89   0,48    9,51    24,88   0,48  ║ 
║  3    4    92   1      6,34    12,49  0,46    7,60    14,98   0,46    9,51    18,74   0,46  ║ 
║  3    4    93   1      6,37    46,52  0,71    7,64    55,79   0,71    9,55    65,86   0,71  ║ 
║  3    4    94   1      6,37     3,57  0,21    7,64     4,28   0,21    9,55     5,36   0,21  ║ 
║  3    4    95   1      2,60     1,48  0,10    3,12     1,78   0,10    3,90     2,22   0,10  ║ 
║  3    4    96   1     -3,01     1,29  0,10   -3,61     1,55   0,10   -4,52     1,94   0,10  ║ 
║  3    4    97   1      6,40    46,71  0,71    7,67    56,04   0,70    9,59    66,26   0,70  ║ 
║  3    4    98   1      6,40     3,59  0,21    7,67     4,30   0,21    9,59     5,38   0,21  ║ 
║  3    4    99   1      6,42     6,40  0,40    7,71     7,67   0,40    9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3    4   100   1      6,42    15,75  0,59    7,71    18,91   0,59    9,63    23,63   0,59  ║ 
║  3    4   101   1      6,42    53,45  0,80    7,71    64,13   0,80    9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3    4   102   1      6,42    31,53  0,72    7,71    37,84   0,72    9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3    4   103   1      6,42    15,75  0,46    7,71    18,91   0,46    9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3    4   104   1      6,42    58,92  0,70    7,71    70,71   0,70    9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3    4   105   1      6,42     6,84  0,26    7,71     8,21   0,26    9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3    4   106   1     -0,06     0,08  0,00   -0,07     0,10   0,00   -0,09     0,12   0,00  ║ 
║  3    4   107   1      6,44     6,85  0,32    7,73     8,22   0,32    9,66    10,28   0,32  ║ 
║  3    4   108   1      6,44    15,79  0,48    7,73    18,95   0,48    9,66    23,68   0,48  ║ 
║  3    4   109   1      6,44    15,79  0,52    7,73    18,95   0,52    9,66    23,68   0,52  ║ 
║  3    4   110   1      6,44     8,23  0,31    7,73     9,88   0,31    9,66    12,35   0,31  ║ 
║  3    4   111   1      6,44    10,66  0,39    7,73    12,79   0,39    9,66    15,99   0,39  ║ 
║  3    4   112   1      6,44    21,07  0,51    7,73    25,28   0,51    9,66    31,60   0,51  ║ 
║  3    4   113   1      6,44     5,14  0,25    7,73     6,17   0,25    9,66     7,71   0,25  ║ 
║  3    4   114   1      6,44    21,60  0,52    7,73    25,92   0,52    9,66    32,39   0,52  ║ 
║  3    4   115   1      6,47     6,88  0,32    7,76     8,27   0,32    9,70    10,33   0,32  ║ 
║  3    4   116   1      6,47    15,86  0,47    7,76    19,04   0,47    9,70    23,80   0,47  ║ 
║  3    4   117   1      6,47    15,86  0,46    7,76    19,04   0,46    9,70    23,80   0,46  ║ 
║  3    4   118   1      6,47     8,27  0,38    7,76     9,93   0,38    9,70    12,41   0,38  ║ 
║  3    4   119   1      6,47     6,88  0,32    7,76     8,27   0,32    9,70    10,33   0,32  ║ 
║  3    4   120   1      6,47    15,86  0,46    7,76    19,04   0,47    9,70    23,80   0,47  ║ 
║  3    4   121   1      6,47    15,86  0,46    7,76    19,04   0,46    9,70    23,80   0,46  ║ 
║  3    4   122   1      6,47     8,27  0,36    7,76     9,93   0,36    9,70    12,41   0,36  ║ 
║  3    4   123   1      6,47     5,58  0,47    7,77     6,70   0,47    9,71     8,38   0,47  ║ 
║  3    4   124   1      6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   125   1      6,47     0,19  0,06    7,77     0,23   0,06    9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3    4   126   1      6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   127   1      6,47    15,35  0,46    7,77    18,44   0,46    9,71    23,03   0,46  ║ 
║  3    4   128   1      6,47    18,00  0,53    7,77    21,61   0,53    9,71    27,00   0,53  ║ 
║  3    4   129   1      6,47    11,73  0,42    7,77    14,08   0,42    9,71    17,59   0,42  ║ 
║  3    4   130   1      6,47    18,00  0,51    7,77    21,61   0,51    9,71    27,00   0,51  ║ 
║  3    4   131   1      6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   132   1      6,47     0,19  0,06    7,77     0,23   0,06    9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3    4   133   1      6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   134   1      6,47     7,81  0,55    7,77     9,38   0,55    9,71    11,71   0,55  ║ 
║  3    4   135   1      6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    4   136   1     -2,28    27,23  0,28   -2,72    32,47   0,28   -3,26    38,86   0,26  ║ 
║  3    5     2   1     -2,28    27,23  0,28   -2,72    32,47   0,28   -3,26    38,86   0,26  ║ 
║  3    5     3   1     -2,44    24,75  0,28   -2,92    29,57   0,28   -3,51    35,51   0,26  ║ 
║  3    5     4   1     -2,44     3,56  0,15   -2,92     4,25   0,15   -3,51     5,11   0,15  ║ 
║  3    5     5   1     -2,44     1,68  0,11   -2,92     2,01   0,11   -3,51     2,41   0,10  ║ 
║  3    5     6   1     -2,44     1,65  0,11   -2,92     1,97   0,11   -3,51     2,37   0,10  ║ 
║  3    5     7   1     -2,44     2,27  0,12   -2,92     2,71   0,12   -3,51     3,25   0,11  ║ 
║  3    5     8   1     -2,44    27,29  0,29   -2,92    32,60   0,29   -3,51    39,15   0,28  ║ 
║  3    5     9   1     -2,55    25,33  0,26   -3,05    30,29   0,26   -3,67    36,45   0,25  ║ 
║  3    5    10   1     -2,55    19,01  0,26   -3,05    22,73   0,26   -3,67    27,35   0,25  ║ 
║  3    5    11   1     -2,55     2,71  0,12   -3,05     3,24   0,12   -3,67     3,90   0,11  ║ 
║  3    5    12   1     -2,55     3,83  0,14   -3,05     4,58   0,14   -3,67     5,51   0,13  ║ 
║  3    5    13   1     -2,55     4,61  0,15   -3,05     5,52   0,15   -3,67     6,64   0,15  ║ 
║  3    5    14   1     -2,55     2,71  0,11   -3,05     3,24   0,11   -3,67     3,90   0,11  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5    15   1     -2,55    21,99  0,27   -3,05    26,29   0,27   -3,67    31,64   0,26  ║ 
║  3    5    16   1     -2,55    24,16  0,25   -3,05    28,88   0,25   -3,67    34,76   0,24  ║ 
║  3    5    17   1     -2,61    24,53  0,26   -3,12    29,35   0,26   -3,76    35,35   0,25  ║ 
║  3    5    18   1     -2,61     7,25  0,19   -3,12     8,67   0,19   -3,76    10,45   0,18  ║ 
║  3    5    19   1     -2,61     1,66  0,08   -3,12     1,98   0,08   -3,76     2,39   0,08  ║ 
║  3    5    20   1     -2,61     2,82  0,12   -3,12     3,38   0,12   -3,76     4,07   0,12  ║ 
║  3    5    21   1     -2,61     3,14  0,13   -3,12     3,75   0,13   -3,76     4,52   0,12  ║ 
║  3    5    22   1     -2,61     0,82  0,05   -3,12     0,99   0,05   -3,76     1,19   0,05  ║ 
║  3    5    23   1     -2,61     7,25  0,19   -3,12     8,67   0,19   -3,76    10,45   0,18  ║ 
║  3    5    24   1     -2,61    26,54  0,26   -3,12    31,75   0,26   -3,76    38,24   0,25  ║ 
║  3    5    25   1     -2,66    24,99  0,27   -3,18    29,92   0,27   -3,83    36,06   0,26  ║ 
║  3    5    26   1     -2,66     7,39  0,20   -3,18     8,84   0,20   -3,83    10,66   0,19  ║ 
║  3    5    27   1     -2,66     3,99  0,13   -3,18     4,78   0,13   -3,83     5,76   0,13  ║ 
║  3    5    28   1     -2,66     5,23  0,28   -3,18     6,27   0,28   -3,83     7,55   0,27  ║ 
║  3    5    29   1     -2,66    10,88  0,23   -3,18    13,02   0,23   -3,83    15,70   0,22  ║ 
║  3    5    30   1     -2,66    10,88  0,22   -3,18    13,02   0,22   -3,83    15,70   0,22  ║ 
║  3    5    31   1     -2,66     5,23  0,29   -3,18     6,27   0,28   -3,83     7,55   0,27  ║ 
║  3    5    32   1     -2,66     4,61  0,14   -3,18     5,51   0,14   -3,83     6,65   0,14  ║ 
║  3    5    33   1     -2,66     7,39  0,20   -3,18     8,84   0,20   -3,83    10,66   0,19  ║ 
║  3    5    34   1     -2,66    27,04  0,27   -3,18    32,36   0,27   -3,83    39,01   0,26  ║ 
║  3    5    35   1     -2,72    26,19  0,28   -3,26    31,37   0,28   -3,93    37,85   0,27  ║ 
║  3    5    36   1     -2,72    21,35  0,26   -3,26    25,56   0,26   -3,93    30,85   0,25  ║ 
║  3    5    37   1     -2,72     2,89  0,13   -3,26     3,47   0,13   -3,93     4,18   0,13  ║ 
║  3    5    38   1     -2,72     2,17  0,13   -3,26     2,60   0,13   -3,93     3,14   0,13  ║ 
║  3    5    39   1     -2,72     2,89  0,16   -3,26     3,47   0,16   -3,93     4,18   0,15  ║ 
║  3    5    40   1     -2,72     2,52  0,12   -3,26     3,02   0,12   -3,93     3,65   0,11  ║ 
║  3    5    41   1     -2,72    21,56  0,26   -3,26    25,82   0,26   -3,93    31,15   0,25  ║ 
║  3    5    42   1     -2,72    27,45  0,27   -3,26    32,87   0,27   -3,93    39,66   0,26  ║ 
║  3    5    43   1     -2,82    27,19  0,33   -3,38    32,59   0,33   -4,09    39,38   0,32  ║ 
║  3    5    44   1     -2,82     1,58  0,14   -3,38     1,90   0,14   -4,09     2,29   0,14  ║ 
║  3    5    45   1     -2,82    28,28  0,34   -3,38    33,89   0,34   -4,09    40,95   0,33  ║ 
║  3    5    46   1     -2,98    37,84  0,36   -3,58    45,40   0,36   -4,33    54,98   0,35  ║ 
║  3    5    47   1     -2,98     1,67  0,12   -3,58     2,01   0,12   -4,33     2,43   0,12  ║ 
║  3    5    48   1     -2,98     2,77  0,15   -3,58     3,32   0,15   -4,33     4,02   0,15  ║ 
║  3    5    49   1     -2,98    37,39  0,37   -3,58    44,86   0,37   -4,33    54,33   0,35  ║ 
║  3    5    50   1      6,25    42,67  0,74    7,49    51,17   0,74    9,36    57,45   0,74  ║ 
║  3    5    51   1      6,33    43,26  0,74    7,60    51,89   0,74    9,49    58,09   0,74  ║ 
║  3    5    52   1      6,16     2,21  0,15    7,38     2,65   0,15    9,23     3,32   0,15  ║ 
║  3    5    53   1      6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    5    54   1     -2,55     1,72  0,21   -3,05     2,06   0,21   -3,67     2,48   0,20  ║ 
║  3    5    55   1     -2,82     3,40  0,15   -3,38     4,08   0,15   -4,09     4,93   0,14  ║ 
║  3    5    56   1     -2,82     1,28  0,16   -3,38     1,54   0,16   -4,09     1,86   0,16  ║ 
║  3    5    57   1      5,99     6,30  0,40    7,18     7,55   0,40    8,97     9,44   0,40  ║ 
║  3    5    58   1      5,99     0,17  0,04    7,18     0,21   0,04    8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    5    59   1      5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    60   1      5,99     0,17  0,04    7,18     0,21   0,04    8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    5    61   1      5,99    13,72  0,45    7,18    16,44   0,45    8,97    20,55   0,45  ║ 
║  3    5    62   1      5,99    13,72  0,42    7,18    16,44   0,42    8,97    20,55   0,42  ║ 
║  3    5    63   1      5,99    13,72  0,43    7,18    16,44   0,42    8,97    20,55   0,42  ║ 
║  3    5    64   1      5,99    13,72  0,46    7,18    16,44   0,46    8,97    20,55   0,46  ║ 
║  3    5    65   1      5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    66   1      5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    67   1      5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    68   1      5,99     8,10  0,67    7,18     9,71   0,67    8,97    12,01   0,67  ║ 
║  3    5    69   1      6,01     6,82  0,31    7,20     8,17   0,31    9,00    10,21   0,31  ║ 
║  3    5    70   1      6,01    14,74  0,43    7,20    17,67   0,43    9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3    5    71   1      6,01    14,74  0,43    7,20    17,67   0,43    9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3    5    72   1      6,01     7,25  0,34    7,20     8,69   0,34    9,00    10,86   0,34  ║ 
║  3    5    73   1      6,01     6,40  0,30    7,20     7,67   0,30    9,00     9,58   0,30  ║ 
║  3    5    74   1      6,01    14,74  0,43    7,20    17,67   0,43    9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3    5    75   1      6,01    14,74  0,42    7,20    17,67   0,42    9,00    22,08   0,42  ║ 
║  3    5    76   1      6,01     7,69  0,33    7,20     9,21   0,33    9,00    11,51   0,33  ║ 
║  3    5    77   1      6,11     7,37  0,32    7,32     8,83   0,32    9,15    11,04   0,32  ║ 
║  3    5    78   1      6,11    14,99  0,46    7,32    17,96   0,46    9,15    22,45   0,46  ║ 
║  3    5    79   1      6,11    14,99  0,48    7,32    17,96   0,48    9,15    22,45   0,48  ║ 
║  3    5    80   1      6,11     6,93  0,27    7,32     8,31   0,27    9,15    10,39   0,27  ║ 
║  3    5    81   1      6,11    10,12  0,32    7,32    12,13   0,32    9,15    15,15   0,32  ║ 
║  3    5    82   1      6,11    19,99  0,46    7,32    23,97   0,46    9,15    29,95   0,46  ║ 
║  3    5    83   1      6,11     6,50  0,29    7,32     7,80   0,29    9,15     9,74   0,29  ║ 
║  3    5    84   1      6,16     6,56  0,39    7,38     7,86   0,39    9,23     9,82   0,39  ║ 
║  3    5    85   1      6,16    15,10  0,57    7,38    18,11   0,57    9,23    22,63   0,57  ║ 
║  3    5    86   1      6,16    50,76  0,77    7,38    60,86   0,77    9,23    66,28   0,76  ║ 
║  3    5    87   1      6,16    30,23  0,68    7,38    36,25   0,68    9,23    44,42   0,68  ║ 
║  3    5    88   1      6,16    15,10  0,46    7,38    18,11   0,46    9,23    22,63   0,46  ║ 
║  3    5    89   1      6,16    57,44  0,73    7,38    68,86   0,72    9,23    79,21   0,72  ║ 
║  3    5    90   1      6,11    22,51  0,52    7,32    26,98   0,52    9,15    33,72   0,52  ║ 
║  3    5    91   1      6,16    16,11  0,47    7,38    19,31   0,47    9,23    24,14   0,47  ║ 
║  3    5    92   1      6,16    12,13  0,44    7,38    14,54   0,44    9,23    18,17   0,44  ║ 
║  3    5    93   1      6,25    45,62  0,69    7,49    54,71   0,69    9,36    65,86   0,69  ║ 
║  3    5    94   1      6,25     3,50  0,21    7,49     4,20   0,21    9,36     5,25   0,21  ║ 
║  3    5    95   1      0,07     0,04  0,00    0,09     0,05   0,00    0,24     0,14   0,01  ║ 
║  3    5    96   1     -5,39     2,31  0,18   -6,46     2,77   0,18   -7,95     3,41   0,17  ║ 
║  3    5    97   1      6,33    46,25  0,70    7,60    55,49   0,70    9,49    66,26   0,70  ║ 
║  3    5    98   1      6,33     3,55  0,21    7,60     4,26   0,21    9,49     5,32   0,21  ║ 
║  3    5    99   1      6,42     6,40  0,40    7,71     7,67   0,40    9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3    5   100   1      6,42    15,75  0,59    7,71    18,91   0,59    9,63    23,63   0,59  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5   101   1      6,42    53,45  0,80    7,71    64,13   0,80    9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3    5   102   1      6,42    31,53  0,72    7,71    37,84   0,72    9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3    5   103   1      6,42    15,75  0,46    7,71    18,91   0,46    9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3    5   104   1      6,42    58,92  0,70    7,71    70,71   0,70    9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3    5   105   1      6,42     6,84  0,26    7,71     8,21   0,26    9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3    5   106   1     -2,82     3,82  0,13   -3,38     4,57   0,13   -4,09     5,53   0,12  ║ 
║  3    5   107   1      6,47     6,89  0,32    7,76     8,27   0,32    9,71    10,33   0,32  ║ 
║  3    5   108   1      6,47    15,87  0,48    7,76    19,05   0,48    9,71    23,81   0,48  ║ 
║  3    5   109   1      6,47    15,87  0,52    7,76    19,05   0,52    9,71    23,81   0,52  ║ 
║  3    5   110   1      6,47     8,27  0,31    7,76     9,93   0,31    9,71    12,41   0,31  ║ 
║  3    5   111   1      6,47    10,71  0,39    7,76    12,86   0,39    9,71    16,07   0,39  ║ 
║  3    5   112   1      6,47    21,17  0,51    7,76    25,41   0,51    9,71    31,76   0,51  ║ 
║  3    5   113   1      6,47     5,16  0,25    7,76     6,20   0,25    9,71     7,75   0,25  ║ 
║  3    5   114   1      6,47    21,71  0,52    7,76    26,05   0,52    9,71    32,56   0,52  ║ 
║  3    5   115   1      6,57     6,99  0,32    7,89     8,40   0,32    9,86    10,50   0,32  ║ 
║  3    5   116   1      6,57    16,11  0,48    7,89    19,34   0,48    9,86    24,18   0,48  ║ 
║  3    5   117   1      6,57    16,11  0,47    7,89    19,34   0,47    9,86    24,18   0,47  ║ 
║  3    5   118   1      6,57     8,40  0,38    7,89    10,08   0,38    9,86    12,61   0,38  ║ 
║  3    5   119   1      6,57     6,99  0,33    7,89     8,40   0,33    9,86    10,50   0,33  ║ 
║  3    5   120   1      6,57    16,11  0,47    7,89    19,34   0,47    9,86    24,18   0,47  ║ 
║  3    5   121   1      6,57    16,11  0,46    7,89    19,34   0,46    9,86    24,18   0,46  ║ 
║  3    5   122   1      6,57     8,40  0,36    7,89    10,08   0,36    9,86    12,61   0,36  ║ 
║  3    5   123   1      6,59     5,69  0,48    7,92     6,83   0,48    9,89     8,53   0,48  ║ 
║  3    5   124   1      6,59     0,19  0,05    7,92     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   125   1      6,59     0,19  0,07    7,92     0,23   0,07    9,89     0,29   0,07  ║ 
║  3    5   126   1      6,59     0,19  0,05    7,92     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   127   1      6,59    15,63  0,47    7,92    18,77   0,47    9,89    23,47   0,47  ║ 
║  3    5   128   1      6,59    18,32  0,54    7,92    22,00   0,54    9,89    27,50   0,54  ║ 
║  3    5   129   1      6,59    11,94  0,43    7,92    14,34   0,43    9,89    17,92   0,43  ║ 
║  3    5   130   1      6,59    18,32  0,52    7,92    22,00   0,52    9,89    27,50   0,52  ║ 
║  3    5   131   1      6,59     0,19  0,05    7,92     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   132   1      6,59     0,19  0,07    7,92     0,23   0,07    9,89     0,29   0,07  ║ 
║  3    5   133   1      6,59     0,19  0,05    7,92     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   134   1      6,59     7,95  0,56    7,92     9,55   0,56    9,89    11,94   0,56  ║ 
║  3    5   135   1      6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    5   136   1     -6,58    78,48  0,80   -7,23    86,22   0,73   -8,12    96,79   0,66  ║ 
║  3    6     2   1     -6,58    78,48  0,80   -7,23    86,22   0,73   -8,12    96,79   0,66  ║ 
║  3    6     3   1     -6,94    70,30  0,79   -7,82    79,15   0,74   -9,06    89,55   0,68  ║ 
║  3    6     4   1     -6,94    10,11  0,44   -7,82    11,39   0,41   -9,06    13,20   0,38  ║ 
║  3    6     5   1     -6,94     4,77  0,30   -7,82     5,37   0,29   -9,06     6,23   0,26  ║ 
║  3    6     6   1     -6,94     4,69  0,30   -7,82     5,28   0,28   -9,06     6,12   0,26  ║ 
║  3    6     7   1     -6,94     6,44  0,33   -7,82     7,26   0,31   -9,06     8,41   0,29  ║ 
║  3    6     8   1     -6,94    77,51  0,83   -7,82    87,27   0,78   -9,06    93,24   0,72  ║ 
║  3    6     9   1     -7,17    71,33  0,72   -8,19    81,46   0,69   -9,67    96,14   0,65  ║ 
║  3    6    10   1     -7,17    53,52  0,74   -8,19    61,13   0,70   -9,67    72,14   0,66  ║ 
║  3    6    11   1     -7,17     7,64  0,33   -8,19     8,72   0,31   -9,67    10,29   0,30  ║ 
║  3    6    12   1     -7,17    10,78  0,38   -8,19    12,31   0,37   -9,67    14,53   0,35  ║ 
║  3    6    13   1     -7,17    12,99  0,43   -8,19    14,84   0,41   -9,67    17,51   0,39  ║ 
║  3    6    14   1     -7,17     7,64  0,31   -8,19     8,72   0,30   -9,67    10,29   0,28  ║ 
║  3    6    15   1     -7,17    61,92  0,77   -8,19    70,72   0,74   -9,67    80,04   0,70  ║ 
║  3    6    16   1     -7,17    68,02  0,70   -8,19    77,68   0,67   -9,67    91,68   0,63  ║ 
║  3    6    17   1     -7,31    68,75  0,74   -8,41    79,13   0,71  -10,02    93,09   0,68  ║ 
║  3    6    18   1     -7,31    20,32  0,53   -8,41    23,39   0,51  -10,02    27,87   0,48  ║ 
║  3    6    19   1     -7,31     4,64  0,22   -8,41     5,35   0,21  -10,02     6,37   0,20  ║ 
║  3    6    20   1     -7,31     7,91  0,34   -8,42     9,11   0,32  -10,03    10,85   0,31  ║ 
║  3    6    21   1     -7,31     8,79  0,36   -8,42    10,12   0,34  -10,03    12,06   0,33  ║ 
║  3    6    22   1     -7,31     2,31  0,14   -8,41     2,66   0,13  -10,02     3,17   0,13  ║ 
║  3    6    23   1     -7,31    20,32  0,54   -8,41    23,39   0,52  -10,02    27,87   0,49  ║ 
║  3    6    24   1     -7,31    74,36  0,74   -8,41    85,60   0,71  -10,02   100,55   0,68  ║ 
║  3    6    25   1     -7,42    69,78  0,75   -8,59    80,82   0,73  -10,31    92,86   0,70  ║ 
║  3    6    26   1     -7,42    20,62  0,55   -8,59    23,89   0,53  -10,31    28,67   0,51  ║ 
║  3    6    27   1     -7,42    11,15  0,37   -8,59    12,91   0,36  -10,31    15,50   0,34  ║ 
║  3    6    28   1     -7,42    14,61  0,79   -8,59    16,93   0,77  -10,31    18,39   0,74  ║ 
║  3    6    29   1     -7,42    30,38  0,64   -8,59    35,18   0,61  -10,31    42,23   0,59  ║ 
║  3    6    30   1     -7,42    30,38  0,63   -8,59    35,18   0,60  -10,31    42,23   0,58  ║ 
║  3    6    31   1     -7,42    14,61  0,80   -8,59    16,93   0,77  -10,31    18,36   0,74  ║ 
║  3    6    32   1     -7,42    12,86  0,40   -8,59    14,89   0,39  -10,31    17,88   0,37  ║ 
║  3    6    33   1     -7,42    20,62  0,55   -8,59    23,89   0,53  -10,31    28,67   0,51  ║ 
║  3    6    34   1     -7,42    75,49  0,75   -8,59    87,43   0,73  -10,31   100,18   0,70  ║ 
║  3    6    35   1     -7,56    72,81  0,77   -8,81    84,94   0,75  -10,67    94,79   0,72  ║ 
║  3    6    36   1     -7,56    59,34  0,72   -8,81    69,22   0,70  -10,67    82,56   0,68  ║ 
║  3    6    37   1     -7,56     8,04  0,37   -8,81     9,38   0,36  -10,67    11,36   0,35  ║ 
║  3    6    38   1     -7,56     6,03  0,37   -8,81     7,04   0,35  -10,67     8,52   0,34  ║ 
║  3    6    39   1     -7,56     8,04  0,44   -8,81     9,38   0,42  -10,67    11,36   0,41  ║ 
║  3    6    40   1     -7,56     7,01  0,33   -8,81     8,18   0,32  -10,67     9,91   0,31  ║ 
║  3    6    41   1     -7,56    59,93  0,73   -8,81    69,91   0,71  -10,67    82,40   0,68  ║ 
║  3    6    42   1     -7,56    76,29  0,75   -8,81    89,00   0,73  -10,67   101,77   0,71  ║ 
║  3    6    43   1     -7,79    75,05  0,91   -9,19    82,51   0,89  -11,28    82,51   0,88  ║ 
║  3    6    44   1     -7,79     4,37  0,39   -9,19     5,15   0,38  -11,28     6,32   0,37  ║ 
║  3    6    45   1     -7,79    78,04  0,94   -9,19    82,68   0,93  -11,28    82,68   0,91  ║ 
║  3    6    46   1     -8,15   103,37  0,99   -9,78   103,94   0,99  -12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3    6    47   1     -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    6    48   1     -8,15     7,56  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    6    49   1     -8,15   102,13  1,00   -9,78   102,13   1,00  -12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3    6    50   1      5,77    39,40  0,69    6,45    44,05   0,64    7,23    49,41   0,57  ║ 
║  3    6    51   1      5,96    40,72  0,70    6,76    46,20   0,66    7,74    52,87   0,61  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    6    52   1      5,57     2,00  0,14    6,13     2,20   0,13    6,71     2,41   0,11  ║ 
║  3    6    53   1      6,16     2,22  0,16    7,09     2,55   0,15    8,27     2,97   0,14  ║ 
║  3    6    54   1     -7,17     4,85  0,59   -8,19     5,53   0,56   -9,67     6,53   0,53  ║ 
║  3    6    55   1     -7,79     9,39  0,41   -9,19    11,09   0,41  -11,28    13,60   0,40  ║ 
║  3    6    56   1     -7,79     3,54  0,45   -9,19     4,18   0,44  -11,27     5,13   0,43  ║ 
║  3    6    57   1      5,20     5,47  0,35    5,52     5,81   0,31    5,74     6,04   0,26  ║ 
║  3    6    58   1      5,20     0,15  0,04    5,52     0,16   0,03    5,74     0,17   0,03  ║ 
║  3    6    59   1      5,20     0,15  0,02    5,52     0,16   0,02    5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    60   1      5,20     0,15  0,04    5,52     0,16   0,03    5,74     0,17   0,03  ║ 
║  3    6    61   1      5,20    11,91  0,39    5,52    12,65   0,34    5,74    13,15   0,29  ║ 
║  3    6    62   1      5,20    11,91  0,37    5,52    12,65   0,32    5,74    13,15   0,27  ║ 
║  3    6    63   1      5,20    11,91  0,37    5,52    12,65   0,33    5,74    13,15   0,27  ║ 
║  3    6    64   1      5,20    11,91  0,40    5,52    12,65   0,35    5,74    13,15   0,29  ║ 
║  3    6    65   1      5,20     0,15  0,03    5,52     0,16   0,03    5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    66   1      5,20     0,15  0,03    5,52     0,16   0,02    5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    67   1      5,20     0,15  0,03    5,52     0,16   0,02    5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    68   1      5,20     7,03  0,59    5,52     7,47   0,52    5,74     7,76   0,43  ║ 
║  3    6    69   1      5,24     5,95  0,27    5,59     6,34   0,24    5,85     6,64   0,20  ║ 
║  3    6    70   1      5,24    12,85  0,38    5,59    13,71   0,34    5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3    6    71   1      5,24    12,85  0,38    5,59    13,71   0,33    5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3    6    72   1      5,24     6,32  0,30    5,59     6,74   0,26    5,85     7,06   0,22  ║ 
║  3    6    73   1      5,24     5,58  0,26    5,59     5,95   0,23    5,85     6,23   0,19  ║ 
║  3    6    74   1      5,24    12,85  0,38    5,59    13,71   0,33    5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3    6    75   1      5,24    12,85  0,37    5,59    13,71   0,33    5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3    6    76   1      5,24     6,70  0,29    5,59     7,15   0,26    5,85     7,48   0,22  ║ 
║  3    6    77   1      5,46     6,59  0,29    5,95     7,18   0,26    6,43     7,76   0,22  ║ 
║  3    6    78   1      5,46    13,40  0,42    5,95    14,60   0,38    6,43    15,78   0,33  ║ 
║  3    6    79   1      5,46    13,40  0,43    5,95    14,60   0,39    6,43    15,78   0,34  ║ 
║  3    6    80   1      5,46     6,20  0,25    5,95     6,75   0,22    6,43     7,30   0,19  ║ 
║  3    6    81   1      5,46     9,04  0,28    5,95     9,85   0,26    6,43    10,65   0,22  ║ 
║  3    6    82   1      5,46    17,88  0,41    5,95    19,48   0,37    6,43    21,05   0,32  ║ 
║  3    6    83   1      5,46     5,82  0,26    5,95     6,34   0,24    6,43     6,85   0,20  ║ 
║  3    6    84   1      5,57     5,93  0,36    6,13     6,52   0,33    6,71     7,15   0,29  ║ 
║  3    6    85   1      5,57    13,66  0,52    6,13    15,03   0,47    6,71    16,47   0,42  ║ 
║  3    6    86   1      5,57    45,92  0,69    6,13    50,50   0,63    6,71    55,35   0,56  ║ 
║  3    6    87   1      5,57    27,35  0,62    6,13    30,08   0,56    6,71    32,97   0,49  ║ 
║  3    6    88   1      5,57    13,66  0,42    6,13    15,03   0,38    6,71    16,47   0,34  ║ 
║  3    6    89   1      5,57    51,96  0,66    6,13    57,15   0,60    6,71    62,63   0,53  ║ 
║  3    6    90   1      5,46    20,12  0,46    5,95    21,93   0,42    6,43    23,70   0,36  ║ 
║  3    6    91   1      5,57    14,57  0,42    6,13    16,03   0,39    6,71    17,57   0,34  ║ 
║  3    6    92   1      5,57    10,97  0,40    6,13    12,07   0,37    6,71    13,23   0,32  ║ 
║  3    6    93   1      5,77    42,13  0,64    6,45    47,10   0,60    7,23    52,83   0,53  ║ 
║  3    6    94   1      5,77     3,23  0,19    6,45     3,62   0,18    7,23     4,06   0,16  ║ 
║  3    6    95   1     -4,57     2,60  0,17   -5,48     3,13   0,17   -6,93     3,95   0,17  ║ 
║  3    6    96   1     -9,53     4,09  0,31  -11,06     4,74   0,30  -13,23     5,67   0,29  ║ 
║  3    6    97   1      5,96    43,54  0,66    6,76    49,40   0,62    7,74    56,53   0,57  ║ 
║  3    6    98   1      5,96     3,34  0,20    6,76     3,79   0,19    7,74     4,34   0,17  ║ 
║  3    6    99   1      6,16     6,14  0,39    7,09     7,06   0,37    8,27     8,24   0,35  ║ 
║  3    6   100   1      6,16    15,12  0,56    7,09    17,40   0,54    8,27    20,29   0,50  ║ 
║  3    6   101   1      6,16    51,30  0,77    7,09    59,02   0,73    8,27    66,98   0,69  ║ 
║  3    6   102   1      6,16    30,27  0,69    7,09    34,83   0,66    8,27    40,61   0,61  ║ 
║  3    6   103   1      6,16    15,12  0,44    7,09    17,40   0,43    8,27    20,29   0,40  ║ 
║  3    6   104   1      6,16    56,55  0,67    7,09    65,07   0,64    8,27    75,88   0,60  ║ 
║  3    6   105   1      6,16     6,56  0,25    7,09     7,55   0,24    8,27     8,81   0,22  ║ 
║  3    6   106   1     -7,79    10,53  0,35   -9,19    12,43   0,34  -11,28    15,25   0,33  ║ 
║  3    6   107   1      6,27     6,67  0,31    7,26     7,73   0,30    8,55     9,10   0,28  ║ 
║  3    6   108   1      6,27    15,38  0,47    7,26    17,82   0,45    8,55    20,96   0,42  ║ 
║  3    6   109   1      6,27    15,38  0,50    7,26    17,82   0,49    8,55    20,96   0,46  ║ 
║  3    6   110   1      6,27     8,02  0,30    7,26     9,29   0,29    8,55    10,93   0,27  ║ 
║  3    6   111   1      6,27    10,38  0,38    7,26    12,03   0,36    8,55    14,15   0,34  ║ 
║  3    6   112   1      6,27    20,52  0,50    7,26    23,77   0,48    8,55    27,97   0,45  ║ 
║  3    6   113   1      6,27     5,00  0,24    7,26     5,80   0,24    8,55     6,82   0,22  ║ 
║  3    6   114   1      6,27    21,03  0,51    7,26    24,37   0,49    8,55    28,67   0,46  ║ 
║  3    6   115   1      6,49     6,91  0,32    7,62     8,12   0,31    9,13     9,72   0,30  ║ 
║  3    6   116   1      6,49    15,92  0,47    7,62    18,70   0,46    9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3    6   117   1      6,49    15,92  0,46    7,62    18,70   0,45    9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3    6   118   1      6,49     8,30  0,38    7,62     9,75   0,37    9,13    11,67   0,36  ║ 
║  3    6   119   1      6,49     6,91  0,32    7,62     8,12   0,31    9,13     9,72   0,30  ║ 
║  3    6   120   1      6,49    15,92  0,47    7,62    18,70   0,46    9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3    6   121   1      6,49    15,92  0,46    7,62    18,70   0,45    9,13    22,39   0,43  ║ 
║  3    6   122   1      6,49     8,30  0,36    7,62     9,75   0,35    9,13    11,67   0,34  ║ 
║  3    6   123   1      6,54     5,64  0,47    7,71     6,65   0,47    9,27     7,99   0,45  ║ 
║  3    6   124   1      6,54     0,19  0,05    7,71     0,22   0,05    9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   125   1      6,54     0,19  0,07    7,71     0,22   0,06    9,27     0,27   0,06  ║ 
║  3    6   126   1      6,54     0,19  0,05    7,71     0,22   0,05    9,27     0,27   0,04  ║ 
║  3    6   127   1      6,54    15,52  0,47    7,71    18,29   0,46    9,27    21,98   0,44  ║ 
║  3    6   128   1      6,54    18,19  0,54    7,71    21,43   0,53    9,27    25,76   0,51  ║ 
║  3    6   129   1      6,54    11,86  0,42    7,71    13,97   0,42    9,27    16,79   0,40  ║ 
║  3    6   130   1      6,54    18,19  0,52    7,71    21,43   0,51    9,27    25,76   0,49  ║ 
║  3    6   131   1      6,54     0,19  0,05    7,71     0,22   0,05    9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   132   1      6,54     0,19  0,07    7,71     0,22   0,06    9,27     0,27   0,06  ║ 
║  3    6   133   1      6,54     0,19  0,05    7,71     0,22   0,05    9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   134   1      6,54     7,89  0,56    7,71     9,30   0,55    9,27    11,18   0,53  ║ 
║  3    6   135   1      6,16    15,12  0,96    7,09    15,75   0,92    8,27    15,75   0,86  ║ 
║  3    6   136   1     -6,76    80,61  0,82   -7,43    88,63   0,76   -8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    7     2   1     -6,76    80,61  0,82   -7,43    88,63   0,76   -8,58    97,78   0,70  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7     3   1     -7,08    71,69  0,80   -7,97    80,73   0,75   -9,42    89,55   0,71  ║ 
║  3    7     4   1     -7,08    10,31  0,44   -7,97    11,61   0,42   -9,42    13,73   0,39  ║ 
║  3    7     5   1     -7,08     4,87  0,31   -7,97     5,48   0,29   -9,42     6,48   0,28  ║ 
║  3    7     6   1     -7,08     4,78  0,31   -7,97     5,38   0,29   -9,42     6,36   0,27  ║ 
║  3    7     7   1     -7,08     6,57  0,34   -7,97     7,40   0,31   -9,42     8,75   0,30  ║ 
║  3    7     8   1     -7,08    79,05  0,85   -7,97    89,02   0,80   -9,42    93,24   0,75  ║ 
║  3    7     9   1     -7,28    72,43  0,73   -8,32    82,72   0,70   -9,96    98,80   0,67  ║ 
║  3    7    10   1     -7,28    54,35  0,75   -8,32    62,07   0,71   -9,96    72,59   0,68  ║ 
║  3    7    11   1     -7,28     7,75  0,34   -8,32     8,86   0,32   -9,96    10,60   0,31  ║ 
║  3    7    12   1     -7,28    10,94  0,39   -8,32    12,50   0,37   -9,96    14,96   0,36  ║ 
║  3    7    13   1     -7,28    13,20  0,44   -8,32    15,07   0,41   -9,96    18,04   0,40  ║ 
║  3    7    14   1     -7,28     7,75  0,32   -8,32     8,86   0,30   -9,96    10,60   0,29  ║ 
║  3    7    15   1     -7,28    62,88  0,79   -8,32    71,81   0,75   -9,96    80,04   0,72  ║ 
║  3    7    16   1     -7,28    69,07  0,72   -8,32    78,88   0,68   -9,96    94,45   0,65  ║ 
║  3    7    17   1     -7,40    69,64  0,75   -8,52    80,15   0,72  -10,28    93,09   0,69  ║ 
║  3    7    18   1     -7,40    20,58  0,54   -8,52    23,69   0,51  -10,28    28,56   0,50  ║ 
║  3    7    19   1     -7,40     4,70  0,22   -8,52     5,41   0,21  -10,27     6,53   0,21  ║ 
║  3    7    20   1     -7,41     8,01  0,34   -8,53     9,22   0,33  -10,28    11,12   0,32  ║ 
║  3    7    21   1     -7,41     8,90  0,36   -8,53    10,25   0,35  -10,28    12,36   0,33  ║ 
║  3    7    22   1     -7,40     2,34  0,14   -8,52     2,69   0,14  -10,28     3,25   0,13  ║ 
║  3    7    23   1     -7,40    20,58  0,55   -8,52    23,69   0,52  -10,28    28,56   0,50  ║ 
║  3    7    24   1     -7,40    75,33  0,75   -8,52    86,70   0,72  -10,28   100,55   0,69  ║ 
║  3    7    25   1     -7,50    70,56  0,76   -8,69    81,71   0,73  -10,53    92,86   0,71  ║ 
║  3    7    26   1     -7,50    20,85  0,56   -8,69    24,15   0,54  -10,53    29,28   0,52  ║ 
║  3    7    27   1     -7,50    11,27  0,37   -8,69    13,05   0,36  -10,53    15,82   0,35  ║ 
║  3    7    28   1     -7,50    14,78  0,80   -8,69    17,11   0,78  -10,53    18,39   0,75  ║ 
║  3    7    29   1     -7,50    30,72  0,64   -8,69    35,57   0,62  -10,53    43,12   0,60  ║ 
║  3    7    30   1     -7,50    30,72  0,63   -8,69    35,57   0,61  -10,53    43,12   0,59  ║ 
║  3    7    31   1     -7,50    14,78  0,80   -8,69    17,11   0,78  -10,53    18,36   0,75  ║ 
║  3    7    32   1     -7,50    13,00  0,41   -8,69    15,06   0,39  -10,53    18,26   0,38  ║ 
║  3    7    33   1     -7,50    20,85  0,56   -8,69    24,15   0,54  -10,53    29,28   0,52  ║ 
║  3    7    34   1     -7,50    76,33  0,76   -8,69    88,38   0,74  -10,53   100,18   0,71  ║ 
║  3    7    35   1     -7,62    73,46  0,77   -8,89    85,68   0,75  -10,85    94,79   0,74  ║ 
║  3    7    36   1     -7,62    59,87  0,73   -8,89    69,82   0,70  -10,85    82,56   0,69  ║ 
║  3    7    37   1     -7,62     8,12  0,37   -8,89     9,47   0,36  -10,85    11,55   0,35  ║ 
║  3    7    38   1     -7,62     6,09  0,37   -8,89     7,10   0,36  -10,85     8,66   0,35  ║ 
║  3    7    39   1     -7,62     8,12  0,44   -8,89     9,47   0,43  -10,85    11,55   0,42  ║ 
║  3    7    40   1     -7,62     7,08  0,33   -8,89     8,25   0,32  -10,85    10,07   0,32  ║ 
║  3    7    41   1     -7,62    60,46  0,73   -8,89    70,52   0,71  -10,85    82,40   0,70  ║ 
║  3    7    42   1     -7,62    76,97  0,76   -8,89    89,77   0,74  -10,85   101,77   0,72  ║ 
║  3    7    43   1     -7,83    75,44  0,91   -9,24    82,51   0,90  -11,39    82,51   0,89  ║ 
║  3    7    44   1     -7,83     4,39  0,39   -9,24     5,18   0,38  -11,39     6,38   0,38  ║ 
║  3    7    45   1     -7,83    78,45  0,95   -9,24    82,68   0,93  -11,39    82,68   0,92  ║ 
║  3    7    46   1     -8,15   103,37  0,99   -9,78   103,94   0,99  -12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3    7    47   1     -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    7    48   1     -8,15     7,56  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    7    49   1     -8,15   102,13  1,00   -9,78   102,13   1,00  -12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3    7    50   1     -0,08     0,57  0,01   -0,14     0,98   0,01   -0,22     1,52   0,02  ║ 
║  3    7    51   1      0,09     0,60  0,01    0,15     1,00   0,01    0,23     1,55   0,02  ║ 
║  3    7    52   1     -0,26     0,09  0,01   -0,44     0,16   0,01   -0,68     0,24   0,01  ║ 
║  3    7    53   1      0,27     0,10  0,01    0,45     0,16   0,01    0,70     0,25   0,01  ║ 
║  3    7    54   1     -7,28     4,92  0,60   -8,32     5,62   0,57   -9,96     6,73   0,55  ║ 
║  3    7    55   1     -7,83     9,44  0,42   -9,24    11,14   0,41  -11,39    13,73   0,40  ║ 
║  3    7    56   1     -7,83     3,56  0,45   -9,23     4,20   0,44  -11,38     5,18   0,43  ║ 
║  3    7    57   1     -0,59     0,62  0,04   -0,99     1,05   0,06   -1,54     1,62   0,07  ║ 
║  3    7    58   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,01   -1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    59   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,00   -1,54     0,04   0,00  ║ 
║  3    7    60   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,01   -1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    61   1     -0,59     1,35  0,04   -1,00     2,28   0,06   -1,54     3,54   0,08  ║ 
║  3    7    62   1     -0,59     1,35  0,04   -1,00     2,28   0,06   -1,54     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    63   1     -0,59     1,35  0,04   -1,00     2,28   0,06   -1,54     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    64   1     -0,59     1,35  0,05   -1,00     2,28   0,06   -1,54     3,54   0,08  ║ 
║  3    7    65   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,00   -1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    66   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,00   -1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    67   1     -0,59     0,02  0,00   -1,00     0,03   0,00   -1,54     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    68   1     -0,59     0,80  0,07   -1,00     1,35   0,09   -1,54     2,09   0,12  ║ 
║  3    7    69   1     -0,55     0,63  0,03   -0,93     1,06   0,04   -1,44     1,64   0,05  ║ 
║  3    7    70   1     -0,55     1,35  0,04   -0,93     2,29   0,06   -1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    71   1     -0,55     1,35  0,04   -0,93     2,29   0,06   -1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    72   1     -0,55     0,67  0,03   -0,93     1,12   0,04   -1,44     1,74   0,05  ║ 
║  3    7    73   1     -0,55     0,59  0,03   -0,93     0,99   0,04   -1,44     1,54   0,05  ║ 
║  3    7    74   1     -0,55     1,35  0,04   -0,93     2,29   0,06   -1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    75   1     -0,55     1,35  0,04   -0,93     2,29   0,05   -1,44     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    76   1     -0,55     0,71  0,03   -0,93     1,19   0,04   -1,44     1,85   0,05  ║ 
║  3    7    77   1     -0,35     0,43  0,02   -0,60     0,72   0,03   -0,93     1,12   0,03  ║ 
║  3    7    78   1     -0,35     0,87  0,03   -0,60     1,47   0,04   -0,93     2,28   0,05  ║ 
║  3    7    79   1     -0,35     0,87  0,03   -0,60     1,47   0,04   -0,93     2,28   0,05  ║ 
║  3    7    80   1     -0,35     0,40  0,02   -0,60     0,68   0,02   -0,93     1,05   0,03  ║ 
║  3    7    81   1     -0,35     0,59  0,02   -0,60     0,99   0,03   -0,93     1,54   0,03  ║ 
║  3    7    82   1     -0,35     1,16  0,03   -0,60     1,96   0,04   -0,93     3,04   0,05  ║ 
║  3    7    83   1     -0,35     0,38  0,02   -0,60     0,64   0,02   -0,93     0,99   0,03  ║ 
║  3    7    84   1     -0,26     0,28  0,02   -0,44     0,47   0,02   -0,68     0,72   0,03  ║ 
║  3    7    85   1     -0,26     0,64  0,02   -0,44     1,08   0,03   -0,68     1,67   0,04  ║ 
║  3    7    86   1     -0,26     2,14  0,03   -0,44     3,62   0,05   -0,68     5,61   0,06  ║ 
║  3    7    87   1     -0,26     1,27  0,03   -0,44     2,15   0,04   -0,68     3,34   0,05  ║ 
║  3    7    88   1     -0,26     0,64  0,02   -0,44     1,08   0,03   -0,68     1,67   0,03  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7    89   1     -0,26     2,42  0,03   -0,44     4,09   0,04   -0,68     6,35   0,05  ║ 
║  3    7    90   1     -0,35     1,31  0,03   -0,60     2,21   0,04   -0,93     3,42   0,05  ║ 
║  3    7    91   1     -0,26     0,68  0,02   -0,44     1,15   0,03   -0,68     1,78   0,03  ║ 
║  3    7    92   1     -0,26     0,51  0,02   -0,44     0,86   0,03   -0,68     1,34   0,03  ║ 
║  3    7    93   1     -0,08     0,61  0,01   -0,14     1,04   0,01   -0,22     1,62   0,02  ║ 
║  3    7    94   1     -0,08     0,05  0,00   -0,14     0,08   0,00   -0,22     0,12   0,00  ║ 
║  3    7    95   1     -7,04     4,01  0,26   -8,27     4,71   0,25  -10,15     5,78   0,25  ║ 
║  3    7    96   1     -6,85     2,94  0,22   -8,04     3,45   0,22   -9,87     4,23   0,22  ║ 
║  3    7    97   1      0,09     0,64  0,01    0,15     1,07   0,01    0,23     1,66   0,02  ║ 
║  3    7    98   1      0,09     0,05  0,00    0,15     0,08   0,00    0,23     0,13   0,01  ║ 
║  3    7    99   1      0,27     0,27  0,02    0,45     0,45   0,02    0,70     0,70   0,03  ║ 
║  3    7   100   1      0,27     0,66  0,02    0,45     1,11   0,03    0,70     1,71   0,04  ║ 
║  3    7   101   1      0,27     2,23  0,03    0,45     3,75   0,05    0,70     5,81   0,06  ║ 
║  3    7   102   1      0,27     1,31  0,03    0,45     2,21   0,04    0,70     3,43   0,05  ║ 
║  3    7   103   1      0,27     0,66  0,02    0,45     1,11   0,03    0,70     1,71   0,03  ║ 
║  3    7   104   1      0,27     2,46  0,03    0,45     4,14   0,04    0,70     6,41   0,05  ║ 
║  3    7   105   1      0,27     0,28  0,01    0,45     0,48   0,01    0,70     0,74   0,02  ║ 
║  3    7   106   1     -7,83    10,59  0,35   -9,24    12,49   0,34  -11,39    15,40   0,34  ║ 
║  3    7   107   1      0,36     0,38  0,02    0,61     0,65   0,02    0,94     1,00   0,03  ║ 
║  3    7   108   1      0,36     0,88  0,03    0,61     1,49   0,04    0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    7   109   1      0,36     0,88  0,03    0,61     1,49   0,04    0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    7   110   1      0,36     0,46  0,02    0,61     0,78   0,02    0,94     1,20   0,03  ║ 
║  3    7   111   1      0,36     0,60  0,02    0,61     1,01   0,03    0,94     1,56   0,04  ║ 
║  3    7   112   1      0,36     1,18  0,03    0,61     1,99   0,04    0,94     3,08   0,05  ║ 
║  3    7   113   1      0,36     0,29  0,01    0,61     0,48   0,02    0,94     0,75   0,02  ║ 
║  3    7   114   1      0,36     1,21  0,03    0,61     2,04   0,04    0,94     3,16   0,05  ║ 
║  3    7   115   1      0,56     0,59  0,03    0,94     1,00   0,04    1,46     1,55   0,05  ║ 
║  3    7   116   1      0,56     1,37  0,04    0,94     2,31   0,06    1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    7   117   1      0,56     1,37  0,04    0,94     2,31   0,06    1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    7   118   1      0,56     0,71  0,03    0,94     1,20   0,05    1,46     1,86   0,06  ║ 
║  3    7   119   1      0,56     0,59  0,03    0,94     1,00   0,04    1,46     1,55   0,05  ║ 
║  3    7   120   1      0,56     1,37  0,04    0,94     2,31   0,06    1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    7   121   1      0,56     1,37  0,04    0,94     2,31   0,06    1,46     3,57   0,07  ║ 
║  3    7   122   1      0,56     0,71  0,03    0,94     1,20   0,04    1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    7   123   1      0,60     0,52  0,04    1,02     0,88   0,06    1,58     1,36   0,08  ║ 
║  3    7   124   1      0,60     0,02  0,00    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   125   1      0,60     0,02  0,01    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   126   1      0,60     0,02  0,00    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   127   1      0,60     1,43  0,04    1,02     2,42   0,06    1,58     3,74   0,08  ║ 
║  3    7   128   1      0,60     1,68  0,05    1,02     2,83   0,07    1,58     4,39   0,09  ║ 
║  3    7   129   1      0,60     1,09  0,04    1,02     1,85   0,06    1,58     2,86   0,07  ║ 
║  3    7   130   1      0,60     1,68  0,05    1,02     2,83   0,07    1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    7   131   1      0,60     0,02  0,00    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   132   1      0,60     0,02  0,01    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   133   1      0,60     0,02  0,00    1,02     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   134   1      0,60     0,73  0,05    1,02     1,23   0,07    1,58     1,90   0,09  ║ 
║  3    7   135   1      0,27     0,66  0,04    0,45     1,11   0,06    0,70     1,71   0,07  ║ 
║  3    7   136   1     -6,87    81,96  0,84   -7,55    90,10   0,77   -8,89    97,78   0,72  ║ 
║  3    8     2   1     -6,87    81,96  0,84   -7,55    90,10   0,77   -8,89    97,78   0,72  ║ 
║  3    8     3   1     -7,17    72,57  0,81   -8,07    81,69   0,76   -9,65    89,55   0,73  ║ 
║  3    8     4   1     -7,17    10,44  0,45   -8,07    11,75   0,42   -9,65    14,07   0,40  ║ 
║  3    8     5   1     -7,17     4,93  0,31   -8,07     5,54   0,29   -9,65     6,64   0,28  ║ 
║  3    8     6   1     -7,17     4,84  0,31   -8,07     5,45   0,29   -9,65     6,52   0,28  ║ 
║  3    8     7   1     -7,17     6,65  0,34   -8,07     7,49   0,32   -9,65     8,96   0,31  ║ 
║  3    8     8   1     -7,17    80,02  0,86   -8,07    90,07   0,81   -9,65    93,24   0,77  ║ 
║  3    8     9   1     -7,35    73,13  0,74   -8,40    83,48   0,70  -10,15    98,80   0,68  ║ 
║  3    8    10   1     -7,35    54,88  0,76   -8,40    62,64   0,72  -10,15    72,59   0,70  ║ 
║  3    8    11   1     -7,35     7,83  0,34   -8,40     8,94   0,32  -10,15    10,80   0,31  ║ 
║  3    8    12   1     -7,35    11,05  0,39   -8,40    12,61   0,38  -10,15    15,25   0,36  ║ 
║  3    8    13   1     -7,35    13,32  0,44   -8,40    15,21   0,42  -10,15    18,38   0,40  ║ 
║  3    8    14   1     -7,35     7,83  0,32   -8,40     8,94   0,31  -10,15    10,80   0,30  ║ 
║  3    8    15   1     -7,35    63,48  0,79   -8,40    72,47   0,75  -10,15    80,04   0,73  ║ 
║  3    8    16   1     -7,35    69,74  0,72   -8,40    79,60   0,69  -10,15    96,22   0,66  ║ 
║  3    8    17   1     -7,47    70,21  0,75   -8,59    80,77   0,72  -10,44    93,09   0,70  ║ 
║  3    8    18   1     -7,47    20,75  0,54   -8,59    23,87   0,52  -10,44    29,01   0,50  ║ 
║  3    8    19   1     -7,46     4,74  0,23   -8,59     5,46   0,22  -10,43     6,63   0,21  ║ 
║  3    8    20   1     -7,47     8,08  0,35   -8,59     9,29   0,33  -10,44    11,30   0,32  ║ 
║  3    8    21   1     -7,47     8,97  0,36   -8,59    10,33   0,35  -10,44    12,55   0,34  ║ 
║  3    8    22   1     -7,47     2,36  0,14   -8,59     2,71   0,14  -10,44     3,30   0,13  ║ 
║  3    8    23   1     -7,47    20,75  0,55   -8,59    23,87   0,53  -10,44    29,01   0,51  ║ 
║  3    8    24   1     -7,47    75,95  0,76   -8,59    87,37   0,72  -10,44   100,55   0,70  ║ 
║  3    8    25   1     -7,56    71,06  0,77   -8,74    82,24   0,74  -10,67    92,86   0,72  ║ 
║  3    8    26   1     -7,56    21,00  0,56   -8,74    24,31   0,54  -10,67    29,66   0,53  ║ 
║  3    8    27   1     -7,56    11,35  0,38   -8,74    13,14   0,36  -10,67    16,03   0,35  ║ 
║  3    8    28   1     -7,56    14,88  0,81   -8,74    17,22   0,78  -10,67    18,39   0,76  ║ 
║  3    8    29   1     -7,56    30,93  0,65   -8,74    35,80   0,63  -10,67    43,69   0,61  ║ 
║  3    8    30   1     -7,56    30,93  0,64   -8,74    35,80   0,62  -10,67    43,69   0,60  ║ 
║  3    8    31   1     -7,56    14,88  0,81   -8,74    17,22   0,78  -10,67    18,36   0,76  ║ 
║  3    8    32   1     -7,56    13,10  0,41   -8,74    15,16   0,40  -10,67    18,50   0,39  ║ 
║  3    8    33   1     -7,56    21,00  0,56   -8,74    24,31   0,54  -10,67    29,66   0,53  ║ 
║  3    8    34   1     -7,56    76,86  0,77   -8,74    88,96   0,74  -10,67   100,18   0,72  ║ 
║  3    8    35   1     -7,67    73,87  0,78   -8,94    86,12   0,76  -10,96    94,79   0,74  ║ 
║  3    8    36   1     -7,67    60,20  0,73   -8,94    70,19   0,71  -10,96    82,56   0,70  ║ 
║  3    8    37   1     -7,67     8,16  0,37   -8,94     9,51   0,36  -10,96    11,67   0,36  ║ 
║  3    8    38   1     -7,67     6,12  0,37   -8,94     7,13   0,36  -10,96     8,75   0,35  ║ 
║  3    8    39   1     -7,67     8,16  0,44   -8,94     9,51   0,43  -10,96    11,67   0,42  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    8    40   1     -7,67     7,12  0,33   -8,94     8,30   0,33  -10,96    10,18   0,32  ║ 
║  3    8    41   1     -7,67    60,80  0,74   -8,94    70,89   0,72  -10,96    82,40   0,70  ║ 
║  3    8    42   1     -7,67    77,40  0,76   -8,94    90,24   0,74  -10,96   101,77   0,73  ║ 
║  3    8    43   1     -7,86    75,69  0,92   -9,27    82,51   0,90  -11,46    82,51   0,89  ║ 
║  3    8    44   1     -7,86     4,40  0,39   -9,27     5,20   0,38  -11,46     6,42   0,38  ║ 
║  3    8    45   1     -7,86    78,71  0,95   -9,27    82,68   0,94  -11,46    82,68   0,93  ║ 
║  3    8    46   1     -8,15   103,37  0,99   -9,78   103,94   0,99  -12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3    8    47   1     -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    8    48   1     -8,15     7,56  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    8    49   1     -8,15   102,13  1,00   -9,78   102,13   1,00  -12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3    8    50   1     -6,06    41,37  0,72   -6,85    46,83   0,68   -7,75    52,96   0,61  ║ 
║  3    8    51   1     -5,90    40,30  0,69   -6,58    44,95   0,64   -7,34    50,15   0,58  ║ 
║  3    8    52   1     -6,22     2,24  0,15   -7,13     2,57   0,15   -8,17     2,94   0,13  ║ 
║  3    8    53   1     -5,73     2,06  0,14   -6,29     2,26   0,13   -6,91     2,48   0,12  ║ 
║  3    8    54   1     -7,35     4,97  0,61   -8,40     5,67   0,58  -10,15     6,85   0,56  ║ 
║  3    8    55   1     -7,86     9,47  0,42   -9,27    11,18   0,41  -11,46    13,82   0,40  ║ 
║  3    8    56   1     -7,85     3,57  0,45   -9,26     4,22   0,44  -11,45     5,21   0,44  ║ 
║  3    8    57   1     -6,52     6,86  0,44   -7,66     8,06   0,43   -8,96     9,43   0,40  ║ 
║  3    8    58   1     -6,52     0,19  0,05   -7,66     0,22   0,05   -8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    8    59   1     -6,52     0,19  0,03   -7,66     0,22   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    8    60   1     -6,52     0,19  0,05   -7,66     0,22   0,05   -8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3    8    61   1     -6,52    14,94  0,49   -7,66    17,55   0,48   -8,97    20,54   0,45  ║ 
║  3    8    62   1     -6,52    14,94  0,46   -7,66    17,55   0,45   -8,97    20,54   0,42  ║ 
║  3    8    63   1     -6,52    14,94  0,46   -7,66    17,55   0,45   -8,97    20,54   0,42  ║ 
║  3    8    64   1     -6,52    14,94  0,50   -7,66    17,55   0,49   -8,97    20,54   0,46  ║ 
║  3    8    65   1     -6,52     0,19  0,04   -7,66     0,22   0,04   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    8    66   1     -6,52     0,19  0,03   -7,66     0,22   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    8    67   1     -6,52     0,19  0,03   -7,66     0,22   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3    8    68   1     -6,52     8,82  0,73   -7,66    10,36   0,72   -8,97    12,01   0,67  ║ 
║  3    8    69   1     -6,49     7,36  0,33   -7,60     8,63   0,32   -8,87    10,07   0,30  ║ 
║  3    8    70   1     -6,49    15,91  0,47   -7,60    18,65   0,46   -8,87    21,77   0,43  ║ 
║  3    8    71   1     -6,49    15,91  0,46   -7,60    18,65   0,45   -8,87    21,77   0,42  ║ 
║  3    8    72   1     -6,49     7,82  0,37   -7,60     9,17   0,36   -8,87    10,70   0,33  ║ 
║  3    8    73   1     -6,49     6,90  0,32   -7,60     8,09   0,32   -8,87     9,45   0,29  ║ 
║  3    8    74   1     -6,49    15,91  0,47   -7,60    18,65   0,46   -8,87    21,77   0,42  ║ 
║  3    8    75   1     -6,49    15,91  0,46   -7,60    18,65   0,45   -8,87    21,77   0,42  ║ 
║  3    8    76   1     -6,49     8,29  0,36   -7,60     9,72   0,35   -8,87    11,35   0,33  ║ 
║  3    8    77   1     -6,30     7,60  0,33   -7,29     8,79   0,32   -8,40    10,13   0,29  ║ 
║  3    8    78   1     -6,30    15,46  0,48   -7,29    17,87   0,46   -8,40    20,61   0,43  ║ 
║  3    8    79   1     -6,30    15,46  0,49   -7,29    17,87   0,47   -8,40    20,61   0,44  ║ 
║  3    8    80   1     -6,30     7,15  0,28   -7,29     8,27   0,27   -8,40     9,53   0,25  ║ 
║  3    8    81   1     -6,30    10,44  0,33   -7,29    12,07   0,32   -8,40    13,91   0,29  ║ 
║  3    8    82   1     -6,30    20,63  0,47   -7,29    23,85   0,45   -8,40    27,49   0,42  ║ 
║  3    8    83   1     -6,30     6,71  0,30   -7,29     7,76   0,29   -8,40     8,94   0,27  ║ 
║  3    8    84   1     -6,22     6,62  0,40   -7,13     7,60   0,38   -8,17     8,70   0,35  ║ 
║  3    8    85   1     -6,22    15,25  0,58   -7,13    17,50   0,55   -8,17    20,05   0,51  ║ 
║  3    8    86   1     -6,22    51,25  0,77   -7,13    58,81   0,74   -8,17    66,28   0,68  ║ 
║  3    8    87   1     -6,22    30,52  0,69   -7,13    35,03   0,66   -8,17    40,13   0,60  ║ 
║  3    8    88   1     -6,22    15,25  0,47   -7,13    17,50   0,45   -8,17    20,05   0,41  ║ 
║  3    8    89   1     -6,22    57,99  0,73   -7,13    66,55   0,70   -8,17    76,23   0,64  ║ 
║  3    8    90   1     -6,30    23,23  0,53   -7,29    26,85   0,51   -8,40    30,95   0,47  ║ 
║  3    8    91   1     -6,22    16,26  0,47   -7,13    18,66   0,45   -8,17    21,38   0,41  ║ 
║  3    8    92   1     -6,22    12,25  0,45   -7,13    14,05   0,43   -8,17    16,10   0,39  ║ 
║  3    8    93   1     -6,06    44,24  0,67   -6,85    50,07   0,63   -7,75    56,62   0,57  ║ 
║  3    8    94   1     -6,06     3,40  0,20   -6,85     3,84   0,19   -7,75     4,35   0,17  ║ 
║  3    8    95   1     -9,55     5,44  0,35  -11,08     6,32   0,34  -13,35     7,61   0,33  ║ 
║  3    8    96   1     -4,09     1,76  0,13   -4,94     2,12   0,13   -6,43     2,76   0,14  ║ 
║  3    8    97   1     -5,90    43,09  0,65   -6,58    48,06   0,60   -7,34    53,62   0,54  ║ 
║  3    8    98   1     -5,90     3,31  0,20   -6,58     3,69   0,18   -7,34     4,12   0,16  ║ 
║  3    8    99   1     -5,73     5,71  0,36   -6,29     6,26   0,33   -6,91     6,88   0,29  ║ 
║  3    8   100   1     -5,73    14,06  0,52   -6,29    15,43   0,48   -6,91    16,94   0,42  ║ 
║  3    8   101   1     -5,73    47,70  0,71   -6,29    52,35   0,65   -6,91    57,48   0,57  ║ 
║  3    8   102   1     -5,73    28,15  0,64   -6,29    30,89   0,58   -6,91    33,92   0,51  ║ 
║  3    8   103   1     -5,73    14,06  0,41   -6,29    15,43   0,38   -6,91    16,94   0,33  ║ 
║  3    8   104   1     -5,73    52,59  0,62   -6,29    57,72   0,57   -6,91    63,37   0,50  ║ 
║  3    8   105   1     -5,73     6,10  0,23   -6,29     6,70   0,21   -6,91     7,35   0,18  ║ 
║  3    8   106   1     -7,86    10,62  0,35   -9,27    12,53   0,34  -11,46    15,49   0,34  ║ 
║  3    8   107   1     -5,65     6,01  0,28   -6,14     6,54   0,25   -6,69     7,12   0,22  ║ 
║  3    8   108   1     -5,65    13,85  0,42   -6,14    15,07   0,38   -6,69    16,40   0,33  ║ 
║  3    8   109   1     -5,65    13,85  0,45   -6,14    15,07   0,41   -6,69    16,40   0,36  ║ 
║  3    8   110   1     -5,65     7,22  0,27   -6,14     7,86   0,24   -6,69     8,55   0,21  ║ 
║  3    8   111   1     -5,65     9,35  0,34   -6,14    10,17   0,31   -6,69    11,07   0,27  ║ 
║  3    8   112   1     -5,65    18,48  0,45   -6,14    20,11   0,41   -6,69    21,88   0,35  ║ 
║  3    8   113   1     -5,65     4,51  0,22   -6,14     4,90   0,20   -6,69     5,34   0,17  ║ 
║  3    8   114   1     -5,65    18,95  0,46   -6,14    20,61   0,41   -6,69    22,43   0,36  ║ 
║  3    8   115   1     -5,47     5,82  0,27   -5,83     6,20   0,24   -6,21     6,61   0,20  ║ 
║  3    8   116   1     -5,47    13,41  0,40   -5,83    14,30   0,35   -6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    8   117   1     -5,47    13,41  0,39   -5,83    14,30   0,35   -6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    8   118   1     -5,47     6,99  0,32   -5,83     7,45   0,28   -6,21     7,95   0,24  ║ 
║  3    8   119   1     -5,47     5,82  0,27   -5,83     6,20   0,24   -6,21     6,61   0,20  ║ 
║  3    8   120   1     -5,47    13,41  0,39   -5,83    14,30   0,35   -6,21    15,24   0,30  ║ 
║  3    8   121   1     -5,47    13,41  0,38   -5,83    14,30   0,34   -6,21    15,24   0,29  ║ 
║  3    8   122   1     -5,47     6,99  0,30   -5,83     7,45   0,27   -6,21     7,95   0,23  ║ 
║  3    8   123   1     -5,42     4,68  0,39   -5,75     4,96   0,35   -6,10     5,26   0,29  ║ 
║  3    8   124   1     -5,42     0,16  0,04   -5,75     0,17   0,04   -6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   125   1     -5,42     0,16  0,05   -5,75     0,17   0,05   -6,10     0,18   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    8   126   1     -5,42     0,16  0,04   -5,75     0,17   0,03   -6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   127   1     -5,42    12,86  0,39   -5,75    13,64   0,34   -6,10    14,47   0,29  ║ 
║  3    8   128   1     -5,42    15,08  0,45   -5,75    15,99   0,39   -6,10    16,96   0,33  ║ 
║  3    8   129   1     -5,42     9,83  0,35   -5,75    10,42   0,31   -6,10    11,05   0,26  ║ 
║  3    8   130   1     -5,42    15,08  0,43   -5,75    15,99   0,38   -6,10    16,96   0,32  ║ 
║  3    8   131   1     -5,42     0,16  0,04   -5,75     0,17   0,04   -6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   132   1     -5,42     0,16  0,05   -5,75     0,17   0,05   -6,10     0,18   0,04  ║ 
║  3    8   133   1     -5,42     0,16  0,04   -5,75     0,17   0,04   -6,10     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   134   1     -5,42     6,54  0,46   -5,75     6,94   0,41   -6,10     7,36   0,35  ║ 
║  3    8   135   1     -5,73    14,06  0,89   -6,29    15,43   0,82   -6,91    15,75   0,72  ║ 
║  3    8   136   1     -2,57    30,63  0,31   -3,08    36,77   0,31   -3,64    43,47   0,30  ║ 
║  3    9     2   1     -2,57    30,63  0,31   -3,08    36,77   0,31   -3,64    43,47   0,30  ║ 
║  3    9     3   1     -2,63    26,68  0,30   -3,16    31,98   0,30   -3,75    37,96   0,28  ║ 
║  3    9     4   1     -2,63     3,84  0,17   -3,16     4,60   0,17   -3,75     5,46   0,16  ║ 
║  3    9     5   1     -2,63     1,81  0,12   -3,16     2,17   0,12   -3,75     2,58   0,11  ║ 
║  3    9     6   1     -2,63     1,78  0,11   -3,16     2,13   0,11   -3,75     2,53   0,11  ║ 
║  3    9     7   1     -2,63     2,45  0,12   -3,16     2,93   0,12   -3,75     3,48   0,12  ║ 
║  3    9     8   1     -2,63    29,42  0,32   -3,16    35,27   0,32   -3,75    41,85   0,30  ║ 
║  3    9     9   1     -2,68    26,62  0,27   -3,21    31,89   0,27   -3,81    37,92   0,26  ║ 
║  3    9    10   1     -2,68    19,98  0,28   -3,21    23,93   0,27   -3,81    28,46   0,26  ║ 
║  3    9    11   1     -2,68     2,85  0,12   -3,21     3,41   0,12   -3,81     4,06   0,12  ║ 
║  3    9    12   1     -2,68     4,02  0,14   -3,21     4,82   0,14   -3,81     5,73   0,14  ║ 
║  3    9    13   1     -2,68     4,85  0,16   -3,21     5,81   0,16   -3,81     6,91   0,15  ║ 
║  3    9    14   1     -2,68     2,85  0,12   -3,21     3,41   0,12   -3,81     4,06   0,11  ║ 
║  3    9    15   1     -2,68    23,11  0,29   -3,21    27,68   0,29   -3,81    32,92   0,27  ║ 
║  3    9    16   1     -2,68    25,39  0,26   -3,21    30,41   0,26   -3,81    36,16   0,25  ║ 
║  3    9    17   1     -2,70    25,42  0,27   -3,24    30,43   0,27   -3,85    36,24   0,26  ║ 
║  3    9    18   1     -2,70     7,51  0,20   -3,24     8,99   0,20   -3,85    10,71   0,19  ║ 
║  3    9    19   1     -2,70     1,72  0,08   -3,23     2,06   0,08   -3,85     2,45   0,08  ║ 
║  3    9    20   1     -2,70     2,92  0,13   -3,24     3,50   0,12   -3,85     4,17   0,12  ║ 
║  3    9    21   1     -2,70     3,25  0,13   -3,24     3,89   0,13   -3,85     4,63   0,13  ║ 
║  3    9    22   1     -2,70     0,85  0,05   -3,24     1,02   0,05   -3,85     1,22   0,05  ║ 
║  3    9    23   1     -2,70     7,51  0,20   -3,24     8,99   0,20   -3,85    10,71   0,19  ║ 
║  3    9    24   1     -2,70    27,50  0,27   -3,24    32,91   0,27   -3,85    39,20   0,26  ║ 
║  3    9    25   1     -2,72    25,61  0,28   -3,26    30,64   0,28   -3,88    36,53   0,26  ║ 
║  3    9    26   1     -2,72     7,57  0,20   -3,26     9,06   0,20   -3,88    10,80   0,19  ║ 
║  3    9    27   1     -2,72     4,09  0,14   -3,26     4,90   0,14   -3,88     5,84   0,13  ║ 
║  3    9    28   1     -2,72     5,36  0,29   -3,26     6,42   0,29   -3,88     7,65   0,28  ║ 
║  3    9    29   1     -2,72    11,15  0,23   -3,26    13,34   0,23   -3,88    15,90   0,22  ║ 
║  3    9    30   1     -2,72    11,15  0,23   -3,26    13,34   0,23   -3,88    15,90   0,22  ║ 
║  3    9    31   1     -2,72     5,36  0,29   -3,26     6,42   0,29   -3,88     7,65   0,28  ║ 
║  3    9    32   1     -2,72     4,72  0,15   -3,26     5,65   0,15   -3,88     6,73   0,14  ║ 
║  3    9    33   1     -2,72     7,57  0,20   -3,26     9,06   0,20   -3,88    10,80   0,19  ║ 
║  3    9    34   1     -2,72    27,70  0,28   -3,26    33,15   0,28   -3,88    39,52   0,26  ║ 
║  3    9    35   1     -2,75    26,48  0,28   -3,29    31,67   0,28   -3,92    37,80   0,27  ║ 
║  3    9    36   1     -2,75    21,58  0,26   -3,29    25,81   0,26   -3,92    30,81   0,25  ║ 
║  3    9    37   1     -2,75     2,93  0,13   -3,29     3,50   0,13   -3,92     4,18   0,13  ║ 
║  3    9    38   1     -2,75     2,19  0,13   -3,29     2,62   0,13   -3,92     3,13   0,13  ║ 
║  3    9    39   1     -2,75     2,93  0,16   -3,29     3,50   0,16   -3,92     4,18   0,15  ║ 
║  3    9    40   1     -2,75     2,55  0,12   -3,29     3,05   0,12   -3,92     3,64   0,11  ║ 
║  3    9    41   1     -2,75    21,80  0,26   -3,29    26,07   0,26   -3,92    31,12   0,25  ║ 
║  3    9    42   1     -2,75    27,75  0,27   -3,29    33,19   0,27   -3,92    39,61   0,26  ║ 
║  3    9    43   1     -2,79    26,90  0,33   -3,34    32,14   0,32   -3,99    38,44   0,31  ║ 
║  3    9    44   1     -2,79     1,57  0,14   -3,34     1,87   0,14   -3,99     2,24   0,13  ║ 
║  3    9    45   1     -2,79    27,97  0,34   -3,34    33,42   0,34   -3,99    39,97   0,32  ║ 
║  3    9    46   1     -2,86    36,26  0,35   -3,41    43,27   0,35   -4,09    51,91   0,33  ║ 
║  3    9    47   1     -2,86     1,60  0,11   -3,41     1,91   0,11   -4,09     2,29   0,11  ║ 
║  3    9    48   1     -2,86     2,65  0,15   -3,41     3,17   0,15   -4,09     3,80   0,14  ║ 
║  3    9    49   1     -2,86    35,82  0,35   -3,41    42,75   0,35   -4,09    51,29   0,33  ║ 
║  3    9    50   1     -6,50    44,38  0,77   -7,79    53,22   0,77   -9,75    57,45   0,77  ║ 
║  3    9    51   1     -6,46    44,13  0,76   -7,75    52,94   0,76   -9,69    58,09   0,76  ║ 
║  3    9    52   1     -6,53     2,35  0,16   -7,83     2,82   0,16   -9,80     3,53   0,16  ║ 
║  3    9    53   1     -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    9    54   1     -2,68     1,81  0,22   -3,21     2,17   0,22   -3,81     2,58   0,21  ║ 
║  3    9    55   1     -2,79     3,37  0,15   -3,34     4,02   0,15   -3,99     4,81   0,14  ║ 
║  3    9    56   1     -2,79     1,27  0,16   -3,33     1,52   0,16   -3,99     1,82   0,15  ║ 
║  3    9    57   1     -6,60     6,95  0,44   -7,91     8,32   0,44   -9,91    10,43   0,44  ║ 
║  3    9    58   1     -6,60     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,91     0,29   0,05  ║ 
║  3    9    59   1     -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    60   1     -6,60     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,91     0,29   0,05  ║ 
║  3    9    61   1     -6,60    15,12  0,49   -7,91    18,12   0,49   -9,91    22,70   0,49  ║ 
║  3    9    62   1     -6,60    15,12  0,46   -7,91    18,12   0,46   -9,91    22,70   0,46  ║ 
║  3    9    63   1     -6,60    15,12  0,47   -7,91    18,12   0,47   -9,91    22,70   0,47  ║ 
║  3    9    64   1     -6,60    15,12  0,51   -7,91    18,12   0,50   -9,91    22,70   0,51  ║ 
║  3    9    65   1     -6,60     0,19  0,04   -7,91     0,23   0,04   -9,91     0,29   0,04  ║ 
║  3    9    66   1     -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    67   1     -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,91     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    68   1     -6,60     8,93  0,74   -7,91    10,70   0,74   -9,91    12,01   0,74  ║ 
║  3    9    69   1     -6,59     7,48  0,34   -7,90     8,97   0,34   -9,90    11,23   0,34  ║ 
║  3    9    70   1     -6,59    16,17  0,48   -7,90    19,38   0,48   -9,90    24,28   0,48  ║ 
║  3    9    71   1     -6,59    16,17  0,47   -7,90    19,38   0,47   -9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    9    72   1     -6,59     7,95  0,37   -7,90     9,53   0,37   -9,90    11,94   0,37  ║ 
║  3    9    73   1     -6,59     7,02  0,33   -7,90     8,41   0,33   -9,90    10,54   0,33  ║ 
║  3    9    74   1     -6,59    16,17  0,47   -7,90    19,38   0,47   -9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    9    75   1     -6,59    16,17  0,47   -7,90    19,38   0,47   -9,90    24,28   0,47  ║ 
║  3    9    76   1     -6,59     8,43  0,36   -7,90    10,10   0,36   -9,90    12,66   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    9    77   1     -6,55     7,90  0,34   -7,85     9,47   0,34   -9,83    11,86   0,34  ║ 
║  3    9    78   1     -6,55    16,07  0,50   -7,85    19,27   0,50   -9,83    24,12   0,50  ║ 
║  3    9    79   1     -6,55    16,07  0,51   -7,85    19,27   0,51   -9,83    24,12   0,51  ║ 
║  3    9    80   1     -6,55     7,44  0,29   -7,85     8,91   0,29   -9,83    11,16   0,29  ║ 
║  3    9    81   1     -6,55    10,85  0,34   -7,85    13,00   0,34   -9,83    16,28   0,34  ║ 
║  3    9    82   1     -6,55    21,45  0,49   -7,85    25,71   0,49   -9,83    32,19   0,49  ║ 
║  3    9    83   1     -6,55     6,98  0,31   -7,85     8,36   0,31   -9,83    10,47   0,31  ║ 
║  3    9    84   1     -6,53     6,95  0,42   -7,83     8,34   0,42   -9,80    10,44   0,42  ║ 
║  3    9    85   1     -6,53    16,02  0,61   -7,83    19,21   0,61   -9,80    24,05   0,61  ║ 
║  3    9    86   1     -6,53    53,85  0,81   -7,83    64,56   0,81   -9,80    66,28   0,81  ║ 
║  3    9    87   1     -6,53    32,08  0,72   -7,83    38,45   0,72   -9,80    44,42   0,72  ║ 
║  3    9    88   1     -6,53    16,02  0,49   -7,83    19,21   0,49   -9,80    24,05   0,49  ║ 
║  3    9    89   1     -6,53    60,94  0,77   -7,83    73,06   0,77   -9,80    79,21   0,77  ║ 
║  3    9    90   1     -6,55    24,14  0,55   -7,85    28,94   0,55   -9,83    36,23   0,55  ║ 
║  3    9    91   1     -6,53    17,09  0,50   -7,83    20,49   0,50   -9,80    25,65   0,50  ║ 
║  3    9    92   1     -6,53    12,87  0,47   -7,83    15,43   0,47   -9,80    19,31   0,47  ║ 
║  3    9    93   1     -6,50    47,45  0,72   -7,79    56,91   0,72   -9,75    65,86   0,72  ║ 
║  3    9    94   1     -6,50     3,64  0,21   -7,79     4,37   0,21   -9,75     5,47   0,21  ║ 
║  3    9    95   1     -5,20     2,97  0,19   -6,23     3,55   0,19   -7,63     4,35   0,19  ║ 
║  3    9    96   1      0,56     0,24  0,02    0,69     0,29   0,02    1,02     0,44   0,02  ║ 
║  3    9    97   1     -6,46    47,19  0,71   -7,75    56,61   0,71   -9,69    66,26   0,71  ║ 
║  3    9    98   1     -6,46     3,62  0,21   -7,75     4,35   0,21   -9,69     5,43   0,21  ║ 
║  3    9    99   1     -6,42     6,40  0,40   -7,71     7,67   0,40   -9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3    9   100   1     -6,42    15,75  0,59   -7,71    18,91   0,59   -9,63    23,63   0,59  ║ 
║  3    9   101   1     -6,42    53,45  0,80   -7,71    64,13   0,80   -9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3    9   102   1     -6,42    31,53  0,72   -7,71    37,84   0,72   -9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3    9   103   1     -6,42    15,75  0,46   -7,71    18,91   0,46   -9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3    9   104   1     -6,42    58,92  0,70   -7,71    70,71   0,70   -9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3    9   105   1     -6,42     6,84  0,26   -7,71     8,21   0,26   -9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3    9   106   1     -2,79     3,78  0,12   -3,34     4,51   0,12   -3,99     5,39   0,12  ║ 
║  3    9   107   1     -6,40     6,82  0,31   -7,69     8,18   0,31   -9,60    10,22   0,31  ║ 
║  3    9   108   1     -6,40    15,71  0,48   -7,69    18,85   0,48   -9,60    23,56   0,48  ║ 
║  3    9   109   1     -6,40    15,71  0,51   -7,69    18,85   0,51   -9,60    23,56   0,51  ║ 
║  3    9   110   1     -6,40     8,19  0,31   -7,69     9,83   0,31   -9,60    12,28   0,31  ║ 
║  3    9   111   1     -6,40    10,60  0,39   -7,69    12,72   0,39   -9,60    15,90   0,39  ║ 
║  3    9   112   1     -6,40    20,96  0,51   -7,69    25,15   0,51   -9,60    31,43   0,51  ║ 
║  3    9   113   1     -6,40     5,11  0,25   -7,69     6,14   0,25   -9,60     7,67   0,25  ║ 
║  3    9   114   1     -6,40    21,48  0,52   -7,69    25,78   0,52   -9,60    32,22   0,52  ║ 
║  3    9   115   1     -6,36     6,77  0,31   -7,64     8,13   0,31   -9,54    10,16   0,31  ║ 
║  3    9   116   1     -6,36    15,61  0,46   -7,64    18,74   0,46   -9,54    23,40   0,46  ║ 
║  3    9   117   1     -6,36    15,61  0,45   -7,64    18,74   0,46   -9,54    23,40   0,45  ║ 
║  3    9   118   1     -6,36     8,14  0,37   -7,64     9,77   0,37   -9,54    12,20   0,37  ║ 
║  3    9   119   1     -6,36     6,77  0,31   -7,64     8,13   0,31   -9,54    10,16   0,31  ║ 
║  3    9   120   1     -6,36    15,61  0,46   -7,64    18,74   0,46   -9,54    23,40   0,46  ║ 
║  3    9   121   1     -6,36    15,61  0,45   -7,64    18,74   0,45   -9,54    23,40   0,45  ║ 
║  3    9   122   1     -6,36     8,14  0,35   -7,64     9,77   0,35   -9,54    12,20   0,35  ║ 
║  3    9   123   1     -6,35     5,48  0,46   -7,63     6,58   0,46   -9,53     8,22   0,46  ║ 
║  3    9   124   1     -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   125   1     -6,35     0,18  0,06   -7,63     0,22   0,06   -9,53     0,28   0,06  ║ 
║  3    9   126   1     -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   127   1     -6,35    15,07  0,45   -7,63    18,09   0,46   -9,53    22,59   0,45  ║ 
║  3    9   128   1     -6,35    17,66  0,52   -7,63    21,20   0,52   -9,53    26,48   0,52  ║ 
║  3    9   129   1     -6,35    11,51  0,41   -7,63    13,82   0,41   -9,53    17,26   0,41  ║ 
║  3    9   130   1     -6,35    17,66  0,50   -7,63    21,20   0,50   -9,53    26,48   0,50  ║ 
║  3    9   131   1     -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   132   1     -6,35     0,18  0,06   -7,63     0,22   0,06   -9,53     0,28   0,06  ║ 
║  3    9   133   1     -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,53     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   134   1     -6,35     7,66  0,54   -7,63     9,20   0,54   -9,53    11,49   0,54  ║ 
║  3    9   135   1     -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    9   136   1     -0,11     1,27  0,01   -0,14     1,63   0,01   -0,16     1,92   0,01  ║ 
║  3   10     2   1     -0,11     1,27  0,01   -0,14     1,63   0,01   -0,16     1,92   0,01  ║ 
║  3   10     3   1     -0,06     0,58  0,01   -0,07     0,75   0,01   -0,09     0,88   0,01  ║ 
║  3   10     4   1     -0,06     0,08  0,00   -0,07     0,11   0,00   -0,09     0,13   0,00  ║ 
║  3   10     5   1     -0,06     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,09     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     6   1     -0,06     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,09     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     7   1     -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,07   0,00   -0,09     0,08   0,00  ║ 
║  3   10     8   1     -0,06     0,64  0,01   -0,07     0,83   0,01   -0,09     0,97   0,01  ║ 
║  3   10     9   1     -0,03     0,26  0,00   -0,03     0,33   0,00   -0,04     0,39   0,00  ║ 
║  3   10    10   1     -0,03     0,19  0,00   -0,03     0,25   0,00   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3   10    11   1     -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    12   1     -0,03     0,04  0,00   -0,03     0,05   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3   10    13   1     -0,03     0,05  0,00   -0,03     0,06   0,00   -0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3   10    14   1     -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    15   1     -0,03     0,22  0,00   -0,03     0,29   0,00   -0,04     0,34   0,00  ║ 
║  3   10    16   1     -0,03     0,25  0,00   -0,03     0,32   0,00   -0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3   10    17   1     -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    18   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    19   1     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    20   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    21   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    22   1     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3   10    23   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    24   1     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,12   0,00  ║ 
║  3   10    25   1      0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    26   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    27   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   10    28   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    29   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  3   10    30   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  3   10    31   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    32   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    33   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    34   1      0,01     0,07  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    35   1      0,03     0,25  0,00    0,03     0,32   0,00    0,04     0,38   0,00  ║ 
║  3   10    36   1      0,03     0,20  0,00    0,03     0,26   0,00    0,04     0,31   0,00  ║ 
║  3   10    37   1      0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    38   1      0,03     0,02  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    39   1      0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    40   1      0,03     0,02  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    41   1      0,03     0,20  0,00    0,03     0,26   0,00    0,04     0,31   0,00  ║ 
║  3   10    42   1      0,03     0,26  0,00    0,03     0,33   0,00    0,04     0,39   0,00  ║ 
║  3   10    43   1      0,06     0,55  0,01    0,07     0,71   0,01    0,09     0,84   0,01  ║ 
║  3   10    44   1      0,06     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,09     0,05   0,00  ║ 
║  3   10    45   1      0,06     0,57  0,01    0,07     0,74   0,01    0,09     0,87   0,01  ║ 
║  3   10    46   1      0,11     1,34  0,01    0,14     1,73   0,01    0,16     2,04   0,01  ║ 
║  3   10    47   1      0,11     0,06  0,00    0,14     0,08   0,00    0,16     0,09   0,00  ║ 
║  3   10    48   1      0,11     0,10  0,01    0,14     0,13   0,01    0,16     0,15   0,01  ║ 
║  3   10    49   1      0,11     1,33  0,01    0,14     1,71   0,01    0,16     2,02   0,01  ║ 
║  3   10    50   1     -6,37    43,51  0,76   -7,64    52,18   0,76   -9,55    57,45   0,76  ║ 
║  3   10    51   1     -6,40    43,69  0,75   -7,67    52,41   0,75   -9,59    58,09   0,75  ║ 
║  3   10    52   1     -6,34     2,28  0,16   -7,60     2,73   0,16   -9,51     3,42   0,16  ║ 
║  3   10    53   1     -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3   10    54   1     -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,02   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    55   1      0,06     0,07  0,00    0,07     0,09   0,00    0,09     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    56   1      0,06     0,03  0,00    0,07     0,03   0,00    0,09     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    57   1     -6,29     6,62  0,42   -7,54     7,93   0,42   -9,44     9,93   0,42  ║ 
║  3   10    58   1     -6,29     0,18  0,05   -7,54     0,22   0,05   -9,44     0,27   0,05  ║ 
║  3   10    59   1     -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    60   1     -6,29     0,18  0,05   -7,54     0,22   0,05   -9,44     0,27   0,05  ║ 
║  3   10    61   1     -6,29    14,41  0,47   -7,54    17,27   0,47   -9,44    21,61   0,47  ║ 
║  3   10    62   1     -6,29    14,41  0,44   -7,54    17,27   0,44   -9,44    21,61   0,44  ║ 
║  3   10    63   1     -6,29    14,41  0,45   -7,54    17,27   0,45   -9,44    21,61   0,45  ║ 
║  3   10    64   1     -6,29    14,41  0,48   -7,54    17,27   0,48   -9,44    21,61   0,48  ║ 
║  3   10    65   1     -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    66   1     -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    67   1     -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,44     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    68   1     -6,29     8,51  0,71   -7,54    10,20   0,71   -9,44    12,01   0,71  ║ 
║  3   10    69   1     -6,30     7,15  0,32   -7,55     8,56   0,32   -9,44    10,72   0,32  ║ 
║  3   10    70   1     -6,30    15,45  0,46   -7,55    18,51   0,45   -9,44    23,17   0,46  ║ 
║  3   10    71   1     -6,30    15,45  0,45   -7,55    18,51   0,45   -9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3   10    72   1     -6,30     7,60  0,36   -7,55     9,10   0,36   -9,44    11,39   0,36  ║ 
║  3   10    73   1     -6,30     6,70  0,31   -7,55     8,03   0,31   -9,44    10,05   0,31  ║ 
║  3   10    74   1     -6,30    15,45  0,45   -7,55    18,51   0,45   -9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3   10    75   1     -6,30    15,45  0,45   -7,55    18,51   0,44   -9,44    23,17   0,45  ║ 
║  3   10    76   1     -6,30     8,05  0,35   -7,55     9,65   0,35   -9,44    12,08   0,35  ║ 
║  3   10    77   1     -6,33     7,63  0,33   -7,59     9,15   0,33   -9,49    11,45   0,33  ║ 
║  3   10    78   1     -6,33    15,52  0,48   -7,59    18,61   0,48   -9,49    23,28   0,48  ║ 
║  3   10    79   1     -6,33    15,52  0,49   -7,59    18,61   0,49   -9,49    23,28   0,49  ║ 
║  3   10    80   1     -6,33     7,18  0,28   -7,59     8,61   0,28   -9,49    10,77   0,28  ║ 
║  3   10    81   1     -6,33    10,48  0,33   -7,59    12,56   0,33   -9,49    15,71   0,33  ║ 
║  3   10    82   1     -6,33    20,71  0,47   -7,59    24,82   0,47   -9,49    31,06   0,47  ║ 
║  3   10    83   1     -6,33     6,74  0,30   -7,59     8,08   0,30   -9,49    10,10   0,30  ║ 
║  3   10    84   1     -6,34     6,75  0,40   -7,60     8,09   0,40   -9,51    10,13   0,40  ║ 
║  3   10    85   1     -6,34    15,56  0,59   -7,60    18,65   0,59   -9,51    23,33   0,59  ║ 
║  3   10    86   1     -6,34    52,28  0,79   -7,60    62,68   0,79   -9,51    66,28   0,79  ║ 
║  3   10    87   1     -6,34    31,14  0,70   -7,60    37,33   0,70   -9,51    44,42   0,70  ║ 
║  3   10    88   1     -6,34    15,56  0,47   -7,60    18,65   0,47   -9,51    23,33   0,47  ║ 
║  3   10    89   1     -6,34    59,16  0,75   -7,60    70,93   0,75   -9,51    79,21   0,75  ║ 
║  3   10    90   1     -6,33    23,31  0,53   -7,59    27,94   0,53   -9,49    34,96   0,53  ║ 
║  3   10    91   1     -6,34    16,59  0,48   -7,60    19,89   0,48   -9,51    24,88   0,48  ║ 
║  3   10    92   1     -6,34    12,49  0,46   -7,60    14,98   0,46   -9,51    18,74   0,46  ║ 
║  3   10    93   1     -6,37    46,52  0,71   -7,64    55,79   0,71   -9,55    65,86   0,71  ║ 
║  3   10    94   1     -6,37     3,57  0,21   -7,64     4,28   0,21   -9,55     5,36   0,21  ║ 
║  3   10    95   1     -2,60     1,48  0,10   -3,12     1,78   0,10   -3,90     2,22   0,10  ║ 
║  3   10    96   1      3,01     1,29  0,10    3,61     1,55   0,10    4,52     1,94   0,10  ║ 
║  3   10    97   1     -6,40    46,71  0,71   -7,67    56,04   0,70   -9,59    66,26   0,70  ║ 
║  3   10    98   1     -6,40     3,59  0,21   -7,67     4,30   0,21   -9,59     5,38   0,21  ║ 
║  3   10    99   1     -6,42     6,40  0,40   -7,71     7,67   0,40   -9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3   10   100   1     -6,42    15,75  0,59   -7,71    18,91   0,59   -9,63    23,63   0,59  ║ 
║  3   10   101   1     -6,42    53,45  0,80   -7,71    64,13   0,80   -9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3   10   102   1     -6,42    31,53  0,72   -7,71    37,84   0,72   -9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3   10   103   1     -6,42    15,75  0,46   -7,71    18,91   0,46   -9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3   10   104   1     -6,42    58,92  0,70   -7,71    70,71   0,70   -9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3   10   105   1     -6,42     6,84  0,26   -7,71     8,21   0,26   -9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3   10   106   1      0,06     0,08  0,00    0,07     0,10   0,00    0,09     0,12   0,00  ║ 
║  3   10   107   1     -6,44     6,85  0,32   -7,73     8,22   0,32   -9,66    10,28   0,32  ║ 
║  3   10   108   1     -6,44    15,79  0,48   -7,73    18,95   0,48   -9,66    23,68   0,48  ║ 
║  3   10   109   1     -6,44    15,79  0,52   -7,73    18,95   0,52   -9,66    23,68   0,52  ║ 
║  3   10   110   1     -6,44     8,23  0,31   -7,73     9,88   0,31   -9,66    12,35   0,31  ║ 
║  3   10   111   1     -6,44    10,66  0,39   -7,73    12,79   0,39   -9,66    15,99   0,39  ║ 
║  3   10   112   1     -6,44    21,07  0,51   -7,73    25,28   0,51   -9,66    31,60   0,51  ║ 
║  3   10   113   1     -6,44     5,14  0,25   -7,73     6,17   0,25   -9,66     7,71   0,25  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   10   114   1     -6,44    21,60  0,52   -7,73    25,92   0,52   -9,66    32,39   0,52  ║ 
║  3   10   115   1     -6,47     6,88  0,32   -7,76     8,27   0,32   -9,70    10,33   0,32  ║ 
║  3   10   116   1     -6,47    15,86  0,47   -7,76    19,04   0,47   -9,70    23,80   0,47  ║ 
║  3   10   117   1     -6,47    15,86  0,46   -7,76    19,04   0,46   -9,70    23,80   0,46  ║ 
║  3   10   118   1     -6,47     8,27  0,38   -7,76     9,93   0,38   -9,70    12,41   0,38  ║ 
║  3   10   119   1     -6,47     6,88  0,32   -7,76     8,27   0,32   -9,70    10,33   0,32  ║ 
║  3   10   120   1     -6,47    15,86  0,46   -7,76    19,04   0,47   -9,70    23,80   0,47  ║ 
║  3   10   121   1     -6,47    15,86  0,46   -7,76    19,04   0,46   -9,70    23,80   0,46  ║ 
║  3   10   122   1     -6,47     8,27  0,36   -7,76     9,93   0,36   -9,70    12,41   0,36  ║ 
║  3   10   123   1     -6,47     5,58  0,47   -7,77     6,70   0,47   -9,71     8,38   0,47  ║ 
║  3   10   124   1     -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   125   1     -6,47     0,19  0,06   -7,77     0,23   0,06   -9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3   10   126   1     -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   127   1     -6,47    15,35  0,46   -7,77    18,44   0,46   -9,71    23,03   0,46  ║ 
║  3   10   128   1     -6,47    18,00  0,53   -7,77    21,61   0,53   -9,71    27,00   0,53  ║ 
║  3   10   129   1     -6,47    11,73  0,42   -7,77    14,08   0,42   -9,71    17,59   0,42  ║ 
║  3   10   130   1     -6,47    18,00  0,51   -7,77    21,61   0,51   -9,71    27,00   0,51  ║ 
║  3   10   131   1     -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   132   1     -6,47     0,19  0,06   -7,77     0,23   0,06   -9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3   10   133   1     -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   134   1     -6,47     7,81  0,55   -7,77     9,38   0,55   -9,71    11,71   0,55  ║ 
║  3   10   135   1     -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3   10   136   1      2,28    27,23  0,28    2,72    32,47   0,28    3,26    38,86   0,26  ║ 
║  3   11     2   1      2,28    27,23  0,28    2,72    32,47   0,28    3,26    38,86   0,26  ║ 
║  3   11     3   1      2,44    24,75  0,28    2,92    29,57   0,28    3,51    35,51   0,26  ║ 
║  3   11     4   1      2,44     3,56  0,15    2,92     4,25   0,15    3,51     5,11   0,15  ║ 
║  3   11     5   1      2,44     1,68  0,11    2,92     2,01   0,11    3,51     2,41   0,10  ║ 
║  3   11     6   1      2,44     1,65  0,11    2,92     1,97   0,11    3,51     2,37   0,10  ║ 
║  3   11     7   1      2,44     2,27  0,12    2,92     2,71   0,12    3,51     3,25   0,11  ║ 
║  3   11     8   1      2,44    27,29  0,29    2,92    32,60   0,29    3,51    39,15   0,28  ║ 
║  3   11     9   1      2,55    25,33  0,26    3,05    30,29   0,26    3,67    36,45   0,25  ║ 
║  3   11    10   1      2,55    19,01  0,26    3,05    22,73   0,26    3,67    27,35   0,25  ║ 
║  3   11    11   1      2,55     2,71  0,12    3,05     3,24   0,12    3,67     3,90   0,11  ║ 
║  3   11    12   1      2,55     3,83  0,14    3,05     4,58   0,14    3,67     5,51   0,13  ║ 
║  3   11    13   1      2,55     4,61  0,15    3,05     5,52   0,15    3,67     6,64   0,15  ║ 
║  3   11    14   1      2,55     2,71  0,11    3,05     3,24   0,11    3,67     3,90   0,11  ║ 
║  3   11    15   1      2,55    21,99  0,27    3,05    26,29   0,27    3,67    31,64   0,26  ║ 
║  3   11    16   1      2,55    24,16  0,25    3,05    28,88   0,25    3,67    34,76   0,24  ║ 
║  3   11    17   1      2,61    24,53  0,26    3,12    29,35   0,26    3,76    35,35   0,25  ║ 
║  3   11    18   1      2,61     7,25  0,19    3,12     8,67   0,19    3,76    10,45   0,18  ║ 
║  3   11    19   1      2,61     1,66  0,08    3,12     1,98   0,08    3,76     2,39   0,08  ║ 
║  3   11    20   1      2,61     2,82  0,12    3,12     3,38   0,12    3,76     4,07   0,12  ║ 
║  3   11    21   1      2,61     3,14  0,13    3,12     3,75   0,13    3,76     4,52   0,12  ║ 
║  3   11    22   1      2,61     0,82  0,05    3,12     0,99   0,05    3,76     1,19   0,05  ║ 
║  3   11    23   1      2,61     7,25  0,19    3,12     8,67   0,19    3,76    10,45   0,18  ║ 
║  3   11    24   1      2,61    26,54  0,26    3,12    31,75   0,26    3,76    38,24   0,25  ║ 
║  3   11    25   1      2,66    24,99  0,27    3,18    29,92   0,27    3,83    36,06   0,26  ║ 
║  3   11    26   1      2,66     7,39  0,20    3,18     8,84   0,20    3,83    10,66   0,19  ║ 
║  3   11    27   1      2,66     3,99  0,13    3,18     4,78   0,13    3,83     5,76   0,13  ║ 
║  3   11    28   1      2,66     5,23  0,28    3,18     6,27   0,28    3,83     7,55   0,27  ║ 
║  3   11    29   1      2,66    10,88  0,23    3,18    13,02   0,23    3,83    15,70   0,22  ║ 
║  3   11    30   1      2,66    10,88  0,22    3,18    13,02   0,22    3,83    15,70   0,22  ║ 
║  3   11    31   1      2,66     5,23  0,29    3,18     6,27   0,28    3,83     7,55   0,27  ║ 
║  3   11    32   1      2,66     4,61  0,14    3,18     5,51   0,14    3,83     6,65   0,14  ║ 
║  3   11    33   1      2,66     7,39  0,20    3,18     8,84   0,20    3,83    10,66   0,19  ║ 
║  3   11    34   1      2,66    27,04  0,27    3,18    32,36   0,27    3,83    39,01   0,26  ║ 
║  3   11    35   1      2,72    26,19  0,28    3,26    31,37   0,28    3,93    37,85   0,27  ║ 
║  3   11    36   1      2,72    21,35  0,26    3,26    25,56   0,26    3,93    30,85   0,25  ║ 
║  3   11    37   1      2,72     2,89  0,13    3,26     3,47   0,13    3,93     4,18   0,13  ║ 
║  3   11    38   1      2,72     2,17  0,13    3,26     2,60   0,13    3,93     3,14   0,13  ║ 
║  3   11    39   1      2,72     2,89  0,16    3,26     3,47   0,16    3,93     4,18   0,15  ║ 
║  3   11    40   1      2,72     2,52  0,12    3,26     3,02   0,12    3,93     3,65   0,11  ║ 
║  3   11    41   1      2,72    21,56  0,26    3,26    25,82   0,26    3,93    31,15   0,25  ║ 
║  3   11    42   1      2,72    27,45  0,27    3,26    32,87   0,27    3,93    39,66   0,26  ║ 
║  3   11    43   1      2,82    27,19  0,33    3,38    32,59   0,33    4,09    39,38   0,32  ║ 
║  3   11    44   1      2,82     1,58  0,14    3,38     1,90   0,14    4,09     2,29   0,14  ║ 
║  3   11    45   1      2,82    28,28  0,34    3,38    33,89   0,34    4,09    40,95   0,33  ║ 
║  3   11    46   1      2,98    37,84  0,36    3,58    45,40   0,36    4,33    54,98   0,35  ║ 
║  3   11    47   1      2,98     1,67  0,12    3,58     2,01   0,12    4,33     2,43   0,12  ║ 
║  3   11    48   1      2,98     2,77  0,15    3,58     3,32   0,15    4,33     4,02   0,15  ║ 
║  3   11    49   1      2,98    37,39  0,37    3,58    44,86   0,37    4,33    54,33   0,35  ║ 
║  3   11    50   1     -6,25    42,67  0,74   -7,49    51,17   0,74   -9,36    57,45   0,74  ║ 
║  3   11    51   1     -6,33    43,26  0,74   -7,60    51,89   0,74   -9,49    58,09   0,74  ║ 
║  3   11    52   1     -6,16     2,21  0,15   -7,38     2,65   0,15   -9,23     3,32   0,15  ║ 
║  3   11    53   1     -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3   11    54   1      2,55     1,72  0,21    3,05     2,06   0,21    3,67     2,48   0,20  ║ 
║  3   11    55   1      2,82     3,40  0,15    3,38     4,08   0,15    4,09     4,93   0,14  ║ 
║  3   11    56   1      2,82     1,28  0,16    3,38     1,54   0,16    4,09     1,86   0,16  ║ 
║  3   11    57   1     -5,99     6,30  0,40   -7,18     7,55   0,40   -8,97     9,44   0,40  ║ 
║  3   11    58   1     -5,99     0,17  0,04   -7,18     0,21   0,04   -8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3   11    59   1     -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    60   1     -5,99     0,17  0,04   -7,18     0,21   0,04   -8,97     0,26   0,04  ║ 
║  3   11    61   1     -5,99    13,72  0,45   -7,18    16,44   0,45   -8,97    20,55   0,45  ║ 
║  3   11    62   1     -5,99    13,72  0,42   -7,18    16,44   0,42   -8,97    20,55   0,42  ║ 
║  3   11    63   1     -5,99    13,72  0,43   -7,18    16,44   0,42   -8,97    20,55   0,42  ║ 
║  3   11    64   1     -5,99    13,72  0,46   -7,18    16,44   0,46   -8,97    20,55   0,46  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   11    65   1     -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    66   1     -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    67   1     -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,97     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    68   1     -5,99     8,10  0,67   -7,18     9,71   0,67   -8,97    12,01   0,67  ║ 
║  3   11    69   1     -6,01     6,82  0,31   -7,20     8,17   0,31   -9,00    10,21   0,31  ║ 
║  3   11    70   1     -6,01    14,74  0,43   -7,20    17,67   0,43   -9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3   11    71   1     -6,01    14,74  0,43   -7,20    17,67   0,43   -9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3   11    72   1     -6,01     7,25  0,34   -7,20     8,69   0,34   -9,00    10,86   0,34  ║ 
║  3   11    73   1     -6,01     6,40  0,30   -7,20     7,67   0,30   -9,00     9,58   0,30  ║ 
║  3   11    74   1     -6,01    14,74  0,43   -7,20    17,67   0,43   -9,00    22,08   0,43  ║ 
║  3   11    75   1     -6,01    14,74  0,42   -7,20    17,67   0,42   -9,00    22,08   0,42  ║ 
║  3   11    76   1     -6,01     7,69  0,33   -7,20     9,21   0,33   -9,00    11,51   0,33  ║ 
║  3   11    77   1     -6,11     7,37  0,32   -7,32     8,83   0,32   -9,15    11,04   0,32  ║ 
║  3   11    78   1     -6,11    14,99  0,46   -7,32    17,96   0,46   -9,15    22,45   0,46  ║ 
║  3   11    79   1     -6,11    14,99  0,48   -7,32    17,96   0,48   -9,15    22,45   0,48  ║ 
║  3   11    80   1     -6,11     6,93  0,27   -7,32     8,31   0,27   -9,15    10,39   0,27  ║ 
║  3   11    81   1     -6,11    10,12  0,32   -7,32    12,13   0,32   -9,15    15,15   0,32  ║ 
║  3   11    82   1     -6,11    19,99  0,46   -7,32    23,97   0,46   -9,15    29,95   0,46  ║ 
║  3   11    83   1     -6,11     6,50  0,29   -7,32     7,80   0,29   -9,15     9,74   0,29  ║ 
║  3   11    84   1     -6,16     6,56  0,39   -7,38     7,86   0,39   -9,23     9,82   0,39  ║ 
║  3   11    85   1     -6,16    15,10  0,57   -7,38    18,11   0,57   -9,23    22,63   0,57  ║ 
║  3   11    86   1     -6,16    50,76  0,77   -7,38    60,86   0,77   -9,23    66,28   0,76  ║ 
║  3   11    87   1     -6,16    30,23  0,68   -7,38    36,25   0,68   -9,23    44,42   0,68  ║ 
║  3   11    88   1     -6,16    15,10  0,46   -7,38    18,11   0,46   -9,23    22,63   0,46  ║ 
║  3   11    89   1     -6,16    57,44  0,73   -7,38    68,86   0,72   -9,23    79,21   0,72  ║ 
║  3   11    90   1     -6,11    22,51  0,52   -7,32    26,98   0,52   -9,15    33,72   0,52  ║ 
║  3   11    91   1     -6,16    16,11  0,47   -7,38    19,31   0,47   -9,23    24,14   0,47  ║ 
║  3   11    92   1     -6,16    12,13  0,44   -7,38    14,54   0,44   -9,23    18,17   0,44  ║ 
║  3   11    93   1     -6,25    45,62  0,69   -7,49    54,71   0,69   -9,36    65,86   0,69  ║ 
║  3   11    94   1     -6,25     3,50  0,21   -7,49     4,20   0,21   -9,36     5,25   0,21  ║ 
║  3   11    95   1     -0,07     0,04  0,00   -0,09     0,05   0,00   -0,24     0,14   0,01  ║ 
║  3   11    96   1      5,39     2,31  0,18    6,46     2,77   0,18    7,95     3,41   0,17  ║ 
║  3   11    97   1     -6,33    46,25  0,70   -7,60    55,49   0,70   -9,49    66,26   0,70  ║ 
║  3   11    98   1     -6,33     3,55  0,21   -7,60     4,26   0,21   -9,49     5,32   0,21  ║ 
║  3   11    99   1     -6,42     6,40  0,40   -7,71     7,67   0,40   -9,63     9,59   0,40  ║ 
║  3   11   100   1     -6,42    15,75  0,59   -7,71    18,91   0,59   -9,63    23,63   0,59  ║ 
║  3   11   101   1     -6,42    53,45  0,80   -7,71    64,13   0,80   -9,63    66,98   0,80  ║ 
║  3   11   102   1     -6,42    31,53  0,72   -7,71    37,84   0,72   -9,63    44,09   0,72  ║ 
║  3   11   103   1     -6,42    15,75  0,46   -7,71    18,91   0,46   -9,63    23,63   0,46  ║ 
║  3   11   104   1     -6,42    58,92  0,70   -7,71    70,71   0,70   -9,63    84,46   0,70  ║ 
║  3   11   105   1     -6,42     6,84  0,26   -7,71     8,21   0,26   -9,63    10,26   0,26  ║ 
║  3   11   106   1      2,82     3,82  0,13    3,38     4,57   0,13    4,09     5,53   0,12  ║ 
║  3   11   107   1     -6,47     6,89  0,32   -7,76     8,27   0,32   -9,71    10,33   0,32  ║ 
║  3   11   108   1     -6,47    15,87  0,48   -7,76    19,05   0,48   -9,71    23,81   0,48  ║ 
║  3   11   109   1     -6,47    15,87  0,52   -7,76    19,05   0,52   -9,71    23,81   0,52  ║ 
║  3   11   110   1     -6,47     8,27  0,31   -7,76     9,93   0,31   -9,71    12,41   0,31  ║ 
║  3   11   111   1     -6,47    10,71  0,39   -7,76    12,86   0,39   -9,71    16,07   0,39  ║ 
║  3   11   112   1     -6,47    21,17  0,51   -7,76    25,41   0,51   -9,71    31,76   0,51  ║ 
║  3   11   113   1     -6,47     5,16  0,25   -7,76     6,20   0,25   -9,71     7,75   0,25  ║ 
║  3   11   114   1     -6,47    21,71  0,52   -7,76    26,05   0,52   -9,71    32,56   0,52  ║ 
║  3   11   115   1     -6,57     6,99  0,32   -7,89     8,40   0,32   -9,86    10,50   0,32  ║ 
║  3   11   116   1     -6,57    16,11  0,48   -7,89    19,34   0,48   -9,86    24,18   0,48  ║ 
║  3   11   117   1     -6,57    16,11  0,47   -7,89    19,34   0,47   -9,86    24,18   0,47  ║ 
║  3   11   118   1     -6,57     8,40  0,38   -7,89    10,08   0,38   -9,86    12,61   0,38  ║ 
║  3   11   119   1     -6,57     6,99  0,33   -7,89     8,40   0,33   -9,86    10,50   0,33  ║ 
║  3   11   120   1     -6,57    16,11  0,47   -7,89    19,34   0,47   -9,86    24,18   0,47  ║ 
║  3   11   121   1     -6,57    16,11  0,46   -7,89    19,34   0,46   -9,86    24,18   0,46  ║ 
║  3   11   122   1     -6,57     8,40  0,36   -7,89    10,08   0,36   -9,86    12,61   0,36  ║ 
║  3   11   123   1     -6,59     5,69  0,48   -7,92     6,83   0,48   -9,89     8,53   0,48  ║ 
║  3   11   124   1     -6,59     0,19  0,05   -7,92     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   125   1     -6,59     0,19  0,07   -7,92     0,23   0,07   -9,89     0,29   0,07  ║ 
║  3   11   126   1     -6,59     0,19  0,05   -7,92     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   127   1     -6,59    15,63  0,47   -7,92    18,77   0,47   -9,89    23,47   0,47  ║ 
║  3   11   128   1     -6,59    18,32  0,54   -7,92    22,00   0,54   -9,89    27,50   0,54  ║ 
║  3   11   129   1     -6,59    11,94  0,43   -7,92    14,34   0,43   -9,89    17,92   0,43  ║ 
║  3   11   130   1     -6,59    18,32  0,52   -7,92    22,00   0,52   -9,89    27,50   0,52  ║ 
║  3   11   131   1     -6,59     0,19  0,05   -7,92     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   132   1     -6,59     0,19  0,07   -7,92     0,23   0,07   -9,89     0,29   0,07  ║ 
║  3   11   133   1     -6,59     0,19  0,05   -7,92     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   134   1     -6,59     7,95  0,56   -7,92     9,55   0,56   -9,89    11,94   0,56  ║ 
║  3   11   135   1     -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3   11   136   1      6,58    78,48  0,80    7,23    86,22   0,73    8,12    96,79   0,66  ║ 
║  3   12     2   1      6,58    78,48  0,80    7,23    86,22   0,73    8,12    96,79   0,66  ║ 
║  3   12     3   1      6,94    70,30  0,79    7,82    79,15   0,74    9,06    89,55   0,68  ║ 
║  3   12     4   1      6,94    10,11  0,44    7,82    11,39   0,41    9,06    13,20   0,38  ║ 
║  3   12     5   1      6,94     4,77  0,30    7,82     5,37   0,29    9,06     6,23   0,26  ║ 
║  3   12     6   1      6,94     4,69  0,30    7,82     5,28   0,28    9,06     6,12   0,26  ║ 
║  3   12     7   1      6,94     6,44  0,33    7,82     7,26   0,31    9,06     8,41   0,29  ║ 
║  3   12     8   1      6,94    77,51  0,83    7,82    87,27   0,78    9,06    93,24   0,72  ║ 
║  3   12     9   1      7,17    71,33  0,72    8,19    81,46   0,69    9,67    96,14   0,65  ║ 
║  3   12    10   1      7,17    53,52  0,74    8,19    61,13   0,70    9,67    72,14   0,66  ║ 
║  3   12    11   1      7,17     7,64  0,33    8,19     8,72   0,31    9,67    10,29   0,30  ║ 
║  3   12    12   1      7,17    10,78  0,38    8,19    12,31   0,37    9,67    14,53   0,35  ║ 
║  3   12    13   1      7,17    12,99  0,43    8,19    14,84   0,41    9,67    17,51   0,39  ║ 
║  3   12    14   1      7,17     7,64  0,31    8,19     8,72   0,30    9,67    10,29   0,28  ║ 
║  3   12    15   1      7,17    61,92  0,77    8,19    70,72   0,74    9,67    80,04   0,70  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12    16   1      7,17    68,02  0,70    8,19    77,68   0,67    9,67    91,68   0,63  ║ 
║  3   12    17   1      7,31    68,75  0,74    8,41    79,13   0,71   10,02    93,09   0,68  ║ 
║  3   12    18   1      7,31    20,32  0,53    8,41    23,39   0,51   10,02    27,87   0,48  ║ 
║  3   12    19   1      7,31     4,64  0,22    8,41     5,35   0,21   10,02     6,37   0,20  ║ 
║  3   12    20   1      7,31     7,91  0,34    8,42     9,11   0,32   10,03    10,85   0,31  ║ 
║  3   12    21   1      7,31     8,79  0,36    8,42    10,12   0,34   10,03    12,06   0,33  ║ 
║  3   12    22   1      7,31     2,31  0,14    8,41     2,66   0,13   10,02     3,17   0,13  ║ 
║  3   12    23   1      7,31    20,32  0,54    8,41    23,39   0,52   10,02    27,87   0,49  ║ 
║  3   12    24   1      7,31    74,36  0,74    8,41    85,60   0,71   10,02   100,55   0,68  ║ 
║  3   12    25   1      7,42    69,78  0,75    8,59    80,82   0,73   10,31    92,86   0,70  ║ 
║  3   12    26   1      7,42    20,62  0,55    8,59    23,89   0,53   10,31    28,67   0,51  ║ 
║  3   12    27   1      7,42    11,15  0,37    8,59    12,91   0,36   10,31    15,50   0,34  ║ 
║  3   12    28   1      7,42    14,61  0,79    8,59    16,93   0,77   10,31    18,39   0,74  ║ 
║  3   12    29   1      7,42    30,38  0,64    8,59    35,18   0,61   10,31    42,23   0,59  ║ 
║  3   12    30   1      7,42    30,38  0,63    8,59    35,18   0,60   10,31    42,23   0,58  ║ 
║  3   12    31   1      7,42    14,61  0,80    8,59    16,93   0,77   10,31    18,36   0,74  ║ 
║  3   12    32   1      7,42    12,86  0,40    8,59    14,89   0,39   10,31    17,88   0,37  ║ 
║  3   12    33   1      7,42    20,62  0,55    8,59    23,89   0,53   10,31    28,67   0,51  ║ 
║  3   12    34   1      7,42    75,49  0,75    8,59    87,43   0,73   10,31   100,18   0,70  ║ 
║  3   12    35   1      7,56    72,81  0,77    8,81    84,94   0,75   10,67    94,79   0,72  ║ 
║  3   12    36   1      7,56    59,34  0,72    8,81    69,22   0,70   10,67    82,56   0,68  ║ 
║  3   12    37   1      7,56     8,04  0,37    8,81     9,38   0,36   10,67    11,36   0,35  ║ 
║  3   12    38   1      7,56     6,03  0,37    8,81     7,04   0,35   10,67     8,52   0,34  ║ 
║  3   12    39   1      7,56     8,04  0,44    8,81     9,38   0,42   10,67    11,36   0,41  ║ 
║  3   12    40   1      7,56     7,01  0,33    8,81     8,18   0,32   10,67     9,91   0,31  ║ 
║  3   12    41   1      7,56    59,93  0,73    8,81    69,91   0,71   10,67    82,40   0,68  ║ 
║  3   12    42   1      7,56    76,29  0,75    8,81    89,00   0,73   10,67   101,77   0,71  ║ 
║  3   12    43   1      7,79    75,05  0,91    9,19    82,51   0,89   11,28    82,51   0,88  ║ 
║  3   12    44   1      7,79     4,37  0,39    9,19     5,15   0,38   11,28     6,32   0,37  ║ 
║  3   12    45   1      7,79    78,04  0,94    9,19    82,68   0,93   11,28    82,68   0,91  ║ 
║  3   12    46   1      8,15   103,37  0,99    9,78   103,94   0,99   12,22   103,94   0,99  ║ 
║  3   12    47   1      8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3   12    48   1      8,15     7,56  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3   12    49   1      8,15   102,13  1,00    9,78   102,13   1,00   12,22   102,13   1,00  ║ 
║  3   12    50   1     -5,77    39,40  0,69   -6,45    44,05   0,64   -7,23    49,41   0,57  ║ 
║  3   12    51   1     -5,96    40,72  0,70   -6,76    46,20   0,66   -7,74    52,87   0,61  ║ 
║  3   12    52   1     -5,57     2,00  0,14   -6,13     2,20   0,13   -6,71     2,41   0,11  ║ 
║  3   12    53   1     -6,16     2,22  0,16   -7,09     2,55   0,15   -8,27     2,97   0,14  ║ 
║  3   12    54   1      7,17     4,85  0,59    8,19     5,53   0,56    9,67     6,53   0,53  ║ 
║  3   12    55   1      7,79     9,39  0,41    9,19    11,09   0,41   11,28    13,60   0,40  ║ 
║  3   12    56   1      7,79     3,54  0,45    9,19     4,18   0,44   11,27     5,13   0,43  ║ 
║  3   12    57   1     -5,20     5,47  0,35   -5,52     5,81   0,31   -5,74     6,04   0,26  ║ 
║  3   12    58   1     -5,20     0,15  0,04   -5,52     0,16   0,03   -5,74     0,17   0,03  ║ 
║  3   12    59   1     -5,20     0,15  0,02   -5,52     0,16   0,02   -5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    60   1     -5,20     0,15  0,04   -5,52     0,16   0,03   -5,74     0,17   0,03  ║ 
║  3   12    61   1     -5,20    11,91  0,39   -5,52    12,65   0,34   -5,74    13,15   0,29  ║ 
║  3   12    62   1     -5,20    11,91  0,37   -5,52    12,65   0,32   -5,74    13,15   0,27  ║ 
║  3   12    63   1     -5,20    11,91  0,37   -5,52    12,65   0,33   -5,74    13,15   0,27  ║ 
║  3   12    64   1     -5,20    11,91  0,40   -5,52    12,65   0,35   -5,74    13,15   0,29  ║ 
║  3   12    65   1     -5,20     0,15  0,03   -5,52     0,16   0,03   -5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    66   1     -5,20     0,15  0,03   -5,52     0,16   0,02   -5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    67   1     -5,20     0,15  0,03   -5,52     0,16   0,02   -5,74     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    68   1     -5,20     7,03  0,59   -5,52     7,47   0,52   -5,74     7,76   0,43  ║ 
║  3   12    69   1     -5,24     5,95  0,27   -5,59     6,34   0,24   -5,85     6,64   0,20  ║ 
║  3   12    70   1     -5,24    12,85  0,38   -5,59    13,71   0,34   -5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3   12    71   1     -5,24    12,85  0,38   -5,59    13,71   0,33   -5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3   12    72   1     -5,24     6,32  0,30   -5,59     6,74   0,26   -5,85     7,06   0,22  ║ 
║  3   12    73   1     -5,24     5,58  0,26   -5,59     5,95   0,23   -5,85     6,23   0,19  ║ 
║  3   12    74   1     -5,24    12,85  0,38   -5,59    13,71   0,33   -5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3   12    75   1     -5,24    12,85  0,37   -5,59    13,71   0,33   -5,85    14,35   0,28  ║ 
║  3   12    76   1     -5,24     6,70  0,29   -5,59     7,15   0,26   -5,85     7,48   0,22  ║ 
║  3   12    77   1     -5,46     6,59  0,29   -5,95     7,18   0,26   -6,43     7,76   0,22  ║ 
║  3   12    78   1     -5,46    13,40  0,42   -5,95    14,60   0,38   -6,43    15,78   0,33  ║ 
║  3   12    79   1     -5,46    13,40  0,43   -5,95    14,60   0,39   -6,43    15,78   0,34  ║ 
║  3   12    80   1     -5,46     6,20  0,25   -5,95     6,75   0,22   -6,43     7,30   0,19  ║ 
║  3   12    81   1     -5,46     9,04  0,28   -5,95     9,85   0,26   -6,43    10,65   0,22  ║ 
║  3   12    82   1     -5,46    17,88  0,41   -5,95    19,48   0,37   -6,43    21,05   0,32  ║ 
║  3   12    83   1     -5,46     5,82  0,26   -5,95     6,34   0,24   -6,43     6,85   0,20  ║ 
║  3   12    84   1     -5,57     5,93  0,36   -6,13     6,52   0,33   -6,71     7,15   0,29  ║ 
║  3   12    85   1     -5,57    13,66  0,52   -6,13    15,03   0,47   -6,71    16,47   0,42  ║ 
║  3   12    86   1     -5,57    45,92  0,69   -6,13    50,50   0,63   -6,71    55,35   0,56  ║ 
║  3   12    87   1     -5,57    27,35  0,62   -6,13    30,08   0,56   -6,71    32,97   0,49  ║ 
║  3   12    88   1     -5,57    13,66  0,42   -6,13    15,03   0,38   -6,71    16,47   0,34  ║ 
║  3   12    89   1     -5,57    51,96  0,66   -6,13    57,15   0,60   -6,71    62,63   0,53  ║ 
║  3   12    90   1     -5,46    20,12  0,46   -5,95    21,93   0,42   -6,43    23,70   0,36  ║ 
║  3   12    91   1     -5,57    14,57  0,42   -6,13    16,03   0,39   -6,71    17,57   0,34  ║ 
║  3   12    92   1     -5,57    10,97  0,40   -6,13    12,07   0,37   -6,71    13,23   0,32  ║ 
║  3   12    93   1     -5,77    42,13  0,64   -6,45    47,10   0,60   -7,23    52,83   0,53  ║ 
║  3   12    94   1     -5,77     3,23  0,19   -6,45     3,62   0,18   -7,23     4,06   0,16  ║ 
║  3   12    95   1      4,57     2,60  0,17    5,48     3,13   0,17    6,93     3,95   0,17  ║ 
║  3   12    96   1      9,53     4,09  0,31   11,06     4,74   0,30   13,23     5,67   0,29  ║ 
║  3   12    97   1     -5,96    43,54  0,66   -6,76    49,40   0,62   -7,74    56,53   0,57  ║ 
║  3   12    98   1     -5,96     3,34  0,20   -6,76     3,79   0,19   -7,74     4,34   0,17  ║ 
║  3   12    99   1     -6,16     6,14  0,39   -7,09     7,06   0,37   -8,27     8,24   0,35  ║ 
║  3   12   100   1     -6,16    15,12  0,56   -7,09    17,40   0,54   -8,27    20,29   0,50  ║ 
║  3   12   101   1     -6,16    51,30  0,77   -7,09    59,02   0,73   -8,27    66,98   0,69  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12   102   1     -6,16    30,27  0,69   -7,09    34,83   0,66   -8,27    40,61   0,61  ║ 
║  3   12   103   1     -6,16    15,12  0,44   -7,09    17,40   0,43   -8,27    20,29   0,40  ║ 
║  3   12   104   1     -6,16    56,55  0,67   -7,09    65,07   0,64   -8,27    75,88   0,60  ║ 
║  3   12   105   1     -6,16     6,56  0,25   -7,09     7,55   0,24   -8,27     8,81   0,22  ║ 
║  3   12   106   1      7,79    10,53  0,35    9,19    12,43   0,34   11,28    15,25   0,33  ║ 
║  3   12   107   1     -6,27     6,67  0,31   -7,26     7,73   0,30   -8,55     9,10   0,28  ║ 
║  3   12   108   1     -6,27    15,38  0,47   -7,26    17,82   0,45   -8,55    20,96   0,42  ║ 
║  3   12   109   1     -6,27    15,38  0,50   -7,26    17,82   0,49   -8,55    20,96   0,46  ║ 
║  3   12   110   1     -6,27     8,02  0,30   -7,26     9,29   0,29   -8,55    10,93   0,27  ║ 
║  3   12   111   1     -6,27    10,38  0,38   -7,26    12,03   0,36   -8,55    14,15   0,34  ║ 
║  3   12   112   1     -6,27    20,52  0,50   -7,26    23,77   0,48   -8,55    27,97   0,45  ║ 
║  3   12   113   1     -6,27     5,00  0,24   -7,26     5,80   0,24   -8,55     6,82   0,22  ║ 
║  3   12   114   1     -6,27    21,03  0,51   -7,26    24,37   0,49   -8,55    28,67   0,46  ║ 
║  3   12   115   1     -6,49     6,91  0,32   -7,62     8,12   0,31   -9,13     9,72   0,30  ║ 
║  3   12   116   1     -6,49    15,92  0,47   -7,62    18,70   0,46   -9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3   12   117   1     -6,49    15,92  0,46   -7,62    18,70   0,45   -9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3   12   118   1     -6,49     8,30  0,38   -7,62     9,75   0,37   -9,13    11,67   0,36  ║ 
║  3   12   119   1     -6,49     6,91  0,32   -7,62     8,12   0,31   -9,13     9,72   0,30  ║ 
║  3   12   120   1     -6,49    15,92  0,47   -7,62    18,70   0,46   -9,13    22,39   0,44  ║ 
║  3   12   121   1     -6,49    15,92  0,46   -7,62    18,70   0,45   -9,13    22,39   0,43  ║ 
║  3   12   122   1     -6,49     8,30  0,36   -7,62     9,75   0,35   -9,13    11,67   0,34  ║ 
║  3   12   123   1     -6,54     5,64  0,47   -7,71     6,65   0,47   -9,27     7,99   0,45  ║ 
║  3   12   124   1     -6,54     0,19  0,05   -7,71     0,22   0,05   -9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   125   1     -6,54     0,19  0,07   -7,71     0,22   0,06   -9,27     0,27   0,06  ║ 
║  3   12   126   1     -6,54     0,19  0,05   -7,71     0,22   0,05   -9,27     0,27   0,04  ║ 
║  3   12   127   1     -6,54    15,52  0,47   -7,71    18,29   0,46   -9,27    21,98   0,44  ║ 
║  3   12   128   1     -6,54    18,19  0,54   -7,71    21,43   0,53   -9,27    25,76   0,51  ║ 
║  3   12   129   1     -6,54    11,86  0,42   -7,71    13,97   0,42   -9,27    16,79   0,40  ║ 
║  3   12   130   1     -6,54    18,19  0,52   -7,71    21,43   0,51   -9,27    25,76   0,49  ║ 
║  3   12   131   1     -6,54     0,19  0,05   -7,71     0,22   0,05   -9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   132   1     -6,54     0,19  0,07   -7,71     0,22   0,06   -9,27     0,27   0,06  ║ 
║  3   12   133   1     -6,54     0,19  0,05   -7,71     0,22   0,05   -9,27     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   134   1     -6,54     7,89  0,56   -7,71     9,30   0,55   -9,27    11,18   0,53  ║ 
║  3   12   135   1     -6,16    15,12  0,96   -7,09    15,75   0,92   -8,27    15,75   0,86  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1     1   1      5,96    71,07  0,84    6,55    78,17   0,77    7,76    84,68   0,73  ║ 
║  4    1     2   1      5,96    71,07  0,84    6,55    78,17   0,77    7,76    84,68   0,73  ║ 
║  4    1     3   1      6,21    62,93  0,82    7,00    70,87   0,77    8,42    77,12   0,74  ║ 
║  4    1     4   1      6,21     9,05  0,48    7,00    10,20   0,45    8,42    12,26   0,43  ║ 
║  4    1     5   1      6,21     4,27  0,34    7,00     4,81   0,32    8,42     5,79   0,31  ║ 
║  4    1     6   1      6,21     4,20  0,34    7,00     4,73   0,32    8,42     5,69   0,30  ║ 
║  4    1     7   1      6,21     5,77  0,37    7,00     6,50   0,35    8,42     7,81   0,33  ║ 
║  4    1     8   1      6,21    69,39  0,86    7,00    78,15   0,80    8,42    81,09   0,77  ║ 
║  4    1     9   1      6,38    63,42  0,75    7,28    72,42   0,71    8,84    84,68   0,69  ║ 
║  4    1    10   1      6,38    47,59  0,77    7,28    54,35   0,73    8,84    61,63   0,71  ║ 
║  4    1    11   1      6,38     6,79  0,35    7,28     7,75   0,33    8,84     9,41   0,32  ║ 
║  4    1    12   1      6,38     9,58  0,41    7,28    10,94   0,39    8,84    13,28   0,38  ║ 
║  4    1    13   1      6,38    11,55  0,45    7,28    13,19   0,43    8,84    16,01   0,42  ║ 
║  4    1    14   1      6,38     6,79  0,34    7,28     7,75   0,32    8,84     9,41   0,31  ║ 
║  4    1    15   1      6,38    55,06  0,81    7,28    62,87   0,77    8,84    68,19   0,75  ║ 
║  4    1    16   1      6,38    60,48  0,73    7,28    69,06   0,69    8,84    82,99   0,67  ║ 
║  4    1    17   1      6,47    60,89  0,75    7,45    70,08   0,72    9,08    80,92   0,70  ║ 
║  4    1    18   1      6,47    18,00  0,54    7,45    20,71   0,52    9,08    25,25   0,50  ║ 
║  4    1    19   1      6,47     4,11  0,22    7,45     4,73   0,22    9,08     5,77   0,21  ║ 
║  4    1    20   1      6,48     7,01  0,35    7,45     8,06   0,34    9,09     9,83   0,33  ║ 
║  4    1    21   1      6,48     7,78  0,37    7,45     8,96   0,36    9,09    10,92   0,35  ║ 
║  4    1    22   1      6,47     2,05  0,14    7,45     2,35   0,14    9,08     2,87   0,13  ║ 
║  4    1    23   1      6,47    18,00  0,54    7,45    20,71   0,52    9,08    25,25   0,51  ║ 
║  4    1    24   1      6,47    65,87  0,75    7,45    75,80   0,72    9,08    87,73   0,70  ║ 
║  4    1    25   1      6,55    61,63  0,76    7,59    71,35   0,74    9,28    80,77   0,72  ║ 
║  4    1    26   1      6,55    18,21  0,56    7,59    21,09   0,54    9,28    25,81   0,52  ║ 
║  4    1    27   1      6,55     9,84  0,40    7,59    11,40   0,39    9,28    13,95   0,38  ║ 
║  4    1    28   1      6,55    12,91  0,69    7,59    14,94   0,66    9,28    18,29   0,65  ║ 
║  4    1    29   1      6,55    26,83  0,67    7,59    31,06   0,65    9,28    38,01   0,63  ║ 
║  4    1    30   1      6,55    26,83  0,66    7,59    31,06   0,64    9,28    38,01   0,63  ║ 
║  4    1    31   1      6,55    12,91  0,69    7,59    14,94   0,66    9,28    18,29   0,65  ║ 
║  4    1    32   1      6,55    11,36  0,44    7,59    13,15   0,42    9,28    16,09   0,41  ║ 
║  4    1    33   1      6,55    18,21  0,55    7,59    21,09   0,53    9,28    25,81   0,52  ║ 
║  4    1    34   1      6,55    66,67  0,76    7,59    77,18   0,74    9,28    87,42   0,72  ║ 
║  4    1    35   1      6,65    64,07  0,79    7,75    74,72   0,76    9,53    81,59   0,75  ║ 
║  4    1    36   1      6,65    52,22  0,73    7,75    60,89   0,71    9,53    71,27   0,70  ║ 
║  4    1    37   1      6,65     7,08  0,38    7,75     8,25   0,37    9,53    10,15   0,36  ║ 
║  4    1    38   1      6,65     5,31  0,37    7,75     6,19   0,36    9,53     7,61   0,35  ║ 
║  4    1    39   1      6,65     7,08  0,44    7,75     8,25   0,43    9,53    10,15   0,43  ║ 
║  4    1    40   1      6,65     6,17  0,34    7,75     7,20   0,33    9,53     8,85   0,33  ║ 
║  4    1    41   1      6,65    52,74  0,75    7,75    61,50   0,73    9,53    70,68   0,71  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1    42   1      6,65    67,14  0,76    7,75    78,29   0,74    9,53    88,47   0,73  ║ 
║  4    1    43   1      6,81    65,66  0,92    8,04    71,65   0,90    9,95    71,65   0,89  ║ 
║  4    1    44   1      6,81     3,82  0,36    8,04     4,51   0,36    9,95     5,58   0,35  ║ 
║  4    1    45   1      6,81    68,27  0,94    8,04    72,63   0,92    9,95    72,63   0,92  ║ 
║  4    1    46   1      7,07    89,67  1,00    8,48    90,00   1,00   10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4    1    47   1      7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4    1    48   1      7,07     6,56  0,43    8,48     7,87   0,43   10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4    1    49   1      7,07    88,60  1,00    8,48    88,60   1,00   10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4    1    50   1      0,07     0,46  0,01    0,12     0,80   0,01    0,17     1,18   0,02  ║ 
║  4    1    51   1     -0,07     0,48  0,01   -0,12     0,82   0,01   -0,18     1,21   0,02  ║ 
║  4    1    52   1      0,21     0,07  0,01    0,36     0,13   0,01    0,53     0,19   0,01  ║ 
║  4    1    53   1     -0,21     0,08  0,01   -0,37     0,13   0,01   -0,55     0,20   0,01  ║ 
║  4    1    54   1      6,38     4,31  0,42    7,28     4,92   0,40    8,84     5,97   0,39  ║ 
║  4    1    55   1      6,81     8,22  0,43    8,04     9,70   0,42    9,95    12,00   0,41  ║ 
║  4    1    56   1      6,81     3,10  0,36    8,04     3,66   0,35    9,95     4,53   0,35  ║ 
║  4    1    57   1      0,47     0,49  0,04    0,82     0,86   0,05    1,20     1,27   0,06  ║ 
║  4    1    58   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    1    59   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    1    60   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    1    61   1      0,47     1,08  0,04    0,82     1,87   0,06    1,21     2,76   0,07  ║ 
║  4    1    62   1      0,47     1,08  0,04    0,82     1,87   0,05    1,21     2,76   0,06  ║ 
║  4    1    63   1      0,47     1,08  0,04    0,82     1,87   0,05    1,21     2,76   0,06  ║ 
║  4    1    64   1      0,47     1,08  0,04    0,82     1,87   0,06    1,21     2,76   0,07  ║ 
║  4    1    65   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    1    66   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    1    67   1      0,47     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    1    68   1      0,47     0,64  0,05    0,82     1,11   0,08    1,21     1,63   0,09  ║ 
║  4    1    69   1      0,44     0,50  0,03    0,77     0,87   0,04    1,13     1,28   0,04  ║ 
║  4    1    70   1      0,44     1,08  0,04    0,77     1,88   0,05    1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    1    71   1      0,44     1,08  0,04    0,77     1,88   0,05    1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    1    72   1      0,44     0,53  0,03    0,77     0,92   0,04    1,13     1,36   0,05  ║ 
║  4    1    73   1      0,44     0,47  0,03    0,77     0,81   0,04    1,13     1,20   0,04  ║ 
║  4    1    74   1      0,44     1,08  0,04    0,77     1,88   0,05    1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    1    75   1      0,44     1,08  0,04    0,77     1,88   0,05    1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    1    76   1      0,44     0,56  0,03    0,77     0,98   0,04    1,13     1,44   0,05  ║ 
║  4    1    77   1      0,28     0,34  0,02    0,49     0,59   0,03    0,73     0,87   0,03  ║ 
║  4    1    78   1      0,28     0,69  0,03    0,49     1,21   0,04    0,73     1,78   0,04  ║ 
║  4    1    79   1      0,28     0,69  0,03    0,49     1,21   0,04    0,73     1,78   0,05  ║ 
║  4    1    80   1      0,28     0,32  0,01    0,49     0,56   0,02    0,73     0,82   0,02  ║ 
║  4    1    81   1      0,28     0,47  0,02    0,49     0,82   0,03    0,73     1,20   0,03  ║ 
║  4    1    82   1      0,28     0,93  0,03    0,49     1,61   0,04    0,73     2,37   0,04  ║ 
║  4    1    83   1      0,28     0,30  0,02    0,49     0,52   0,02    0,73     0,77   0,03  ║ 
║  4    1    84   1      0,21     0,22  0,02    0,36     0,38   0,02    0,53     0,57   0,03  ║ 
║  4    1    85   1      0,21     0,51  0,02    0,36     0,88   0,03    0,53     1,30   0,04  ║ 
║  4    1    86   1      0,21     1,71  0,03    0,36     2,97   0,04    0,53     4,38   0,05  ║ 
║  4    1    87   1      0,21     1,02  0,03    0,36     1,77   0,04    0,53     2,61   0,04  ║ 
║  4    1    88   1      0,21     0,51  0,02    0,36     0,88   0,03    0,53     1,30   0,03  ║ 
║  4    1    89   1      0,21     1,93  0,03    0,36     3,36   0,04    0,53     4,95   0,05  ║ 
║  4    1    90   1      0,28     1,04  0,03    0,49     1,81   0,04    0,73     2,67   0,05  ║ 
║  4    1    91   1      0,21     0,54  0,02    0,36     0,94   0,03    0,53     1,39   0,03  ║ 
║  4    1    92   1      0,21     0,41  0,02    0,36     0,71   0,03    0,53     1,05   0,03  ║ 
║  4    1    93   1      0,07     0,49  0,01    0,12     0,86   0,01    0,17     1,26   0,01  ║ 
║  4    1    94   1      0,07     0,04  0,00    0,12     0,07   0,00    0,17     0,10   0,00  ║ 
║  4    1    95   1      6,14     3,50  0,30    7,20     4,11   0,29    8,89     5,07   0,29  ║ 
║  4    1    96   1      5,97     2,56  0,25    7,00     3,00   0,25    8,64     3,71   0,24  ║ 
║  4    1    97   1     -0,07     0,51  0,01   -0,12     0,88   0,01   -0,18     1,29   0,02  ║ 
║  4    1    98   1     -0,07     0,04  0,00   -0,12     0,07   0,00   -0,18     0,10   0,00  ║ 
║  4    1    99   1     -0,21     0,21  0,02   -0,37     0,37   0,02   -0,55     0,54   0,03  ║ 
║  4    1   100   1     -0,21     0,52  0,02   -0,37     0,91   0,03   -0,55     1,34   0,04  ║ 
║  4    1   101   1     -0,21     1,78  0,03   -0,37     3,08   0,05   -0,55     4,54   0,05  ║ 
║  4    1   102   1     -0,21     1,05  0,03   -0,37     1,82   0,04   -0,55     2,68   0,05  ║ 
║  4    1   103   1     -0,21     0,52  0,02   -0,37     0,91   0,03   -0,55     1,34   0,03  ║ 
║  4    1   104   1     -0,21     1,96  0,03   -0,37     3,40   0,04   -0,55     5,00   0,05  ║ 
║  4    1   105   1     -0,21     0,23  0,01   -0,37     0,39   0,02   -0,55     0,58   0,02  ║ 
║  4    1   106   1      6,81     9,21  0,37    8,04    10,87   0,36    9,95    13,46   0,36  ║ 
║  4    1   107   1     -0,29     0,31  0,02   -0,50     0,53   0,02   -0,73     0,78   0,03  ║ 
║  4    1   108   1     -0,29     0,71  0,03   -0,50     1,22   0,04   -0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    1   109   1     -0,29     0,71  0,03   -0,50     1,22   0,04   -0,73     1,80   0,05  ║ 
║  4    1   110   1     -0,29     0,37  0,02   -0,50     0,64   0,02   -0,73     0,94   0,03  ║ 
║  4    1   111   1     -0,29     0,48  0,02   -0,50     0,83   0,03   -0,73     1,22   0,03  ║ 
║  4    1   112   1     -0,29     0,94  0,03   -0,50     1,63   0,04   -0,73     2,40   0,05  ║ 
║  4    1   113   1     -0,29     0,23  0,01   -0,50     0,40   0,02   -0,73     0,59   0,02  ║ 
║  4    1   114   1     -0,29     0,97  0,03   -0,50     1,67   0,04   -0,73     2,46   0,05  ║ 
║  4    1   115   1     -0,45     0,47  0,03   -0,77     0,82   0,04   -1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    1   116   1     -0,45     1,09  0,04   -0,77     1,89   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1   117   1     -0,45     1,09  0,04   -0,77     1,89   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1   118   1     -0,45     0,57  0,03   -0,77     0,99   0,05   -1,14     1,45   0,05  ║ 
║  4    1   119   1     -0,45     0,47  0,03   -0,77     0,82   0,04   -1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    1   120   1     -0,45     1,09  0,04   -0,77     1,89   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1   121   1     -0,45     1,09  0,04   -0,77     1,89   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1   122   1     -0,45     0,57  0,03   -0,77     0,99   0,04   -1,14     1,45   0,05  ║ 
║  4    1   123   1     -0,48     0,42  0,04   -0,84     0,72   0,06   -1,23     1,06   0,07  ║ 
║  4    1   124   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,01   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   125   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,01   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   126   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,00   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   127   1     -0,48     1,14  0,04   -0,84     1,99   0,06   -1,23     2,92   0,07  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1   128   1     -0,48     1,34  0,04   -0,84     2,33   0,06   -1,23     3,43   0,08  ║ 
║  4    1   129   1     -0,48     0,87  0,04   -0,84     1,52   0,05   -1,23     2,23   0,06  ║ 
║  4    1   130   1     -0,48     1,34  0,05   -0,84     2,33   0,07   -1,23     3,43   0,08  ║ 
║  4    1   131   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,01   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   132   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,01   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   133   1     -0,48     0,01  0,00   -0,84     0,02   0,01   -1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   134   1     -0,48     0,58  0,04   -0,84     1,01   0,06   -1,23     1,49   0,08  ║ 
║  4    1   135   1     -0,21     0,52  0,03   -0,37     0,91   0,04   -0,55     1,34   0,05  ║ 
║  4    1   136   1      6,06    72,27  0,85    6,66    79,49   0,78    8,01    84,68   0,75  ║ 
║  4    2     2   1      6,06    72,27  0,85    6,66    79,49   0,78    8,01    84,68   0,75  ║ 
║  4    2     3   1      6,29    63,72  0,83    7,08    71,74   0,78    8,61    77,12   0,75  ║ 
║  4    2     4   1      6,29     9,17  0,48    7,08    10,32   0,45    8,61    12,55   0,44  ║ 
║  4    2     5   1      6,29     4,32  0,35    7,08     4,87   0,32    8,61     5,92   0,32  ║ 
║  4    2     6   1      6,29     4,25  0,34    7,08     4,78   0,32    8,61     5,82   0,31  ║ 
║  4    2     7   1      6,29     5,84  0,37    7,08     6,58   0,35    8,61     7,99   0,34  ║ 
║  4    2     8   1      6,29    70,26  0,87    7,08    79,10   0,81    8,61    81,09   0,79  ║ 
║  4    2     9   1      6,44    64,05  0,76    7,35    73,11   0,72    8,99    84,68   0,70  ║ 
║  4    2    10   1      6,44    48,06  0,78    7,35    54,86   0,74    8,99    61,63   0,73  ║ 
║  4    2    11   1      6,44     6,86  0,35    7,35     7,83   0,33    8,99     9,57   0,33  ║ 
║  4    2    12   1      6,44     9,68  0,41    7,35    11,05   0,39    8,99    13,51   0,38  ║ 
║  4    2    13   1      6,44    11,67  0,46    7,35    13,32   0,44    8,99    16,29   0,43  ║ 
║  4    2    14   1      6,44     6,86  0,34    7,35     7,83   0,32    8,99     9,57   0,32  ║ 
║  4    2    15   1      6,44    55,60  0,82    7,35    63,46   0,78    8,99    68,19   0,76  ║ 
║  4    2    16   1      6,44    61,08  0,74    7,35    69,71   0,70    8,99    82,99   0,69  ║ 
║  4    2    17   1      6,53    61,40  0,76    7,51    70,63   0,73    9,22    80,92   0,71  ║ 
║  4    2    18   1      6,53    18,15  0,54    7,51    20,88   0,52    9,22    25,62   0,51  ║ 
║  4    2    19   1      6,53     4,15  0,23    7,51     4,77   0,22    9,22     5,86   0,21  ║ 
║  4    2    20   1      6,53     7,06  0,36    7,51     8,13   0,34    9,22     9,98   0,34  ║ 
║  4    2    21   1      6,53     7,85  0,38    7,51     9,03   0,36    9,22    11,08   0,35  ║ 
║  4    2    22   1      6,53     2,06  0,14    7,51     2,37   0,14    9,22     2,91   0,13  ║ 
║  4    2    23   1      6,53    18,15  0,55    7,51    20,88   0,53    9,22    25,62   0,52  ║ 
║  4    2    24   1      6,53    66,42  0,76    7,51    76,40   0,73    9,22    87,73   0,71  ║ 
║  4    2    25   1      6,60    62,07  0,77    7,64    71,83   0,74    9,40    80,77   0,73  ║ 
║  4    2    26   1      6,60    18,35  0,56    7,64    21,23   0,54    9,40    26,13   0,53  ║ 
║  4    2    27   1      6,60     9,92  0,40    7,64    11,48   0,39    9,40    14,12   0,38  ║ 
║  4    2    28   1      6,60    13,00  0,69    7,64    15,04   0,67    9,40    18,51   0,66  ║ 
║  4    2    29   1      6,60    27,02  0,68    7,64    31,27   0,65    9,40    38,49   0,64  ║ 
║  4    2    30   1      6,60    27,02  0,67    7,64    31,27   0,64    9,40    38,49   0,63  ║ 
║  4    2    31   1      6,60    13,00  0,69    7,64    15,04   0,67    9,40    18,51   0,66  ║ 
║  4    2    32   1      6,60    11,44  0,44    7,64    13,24   0,42    9,40    16,29   0,42  ║ 
║  4    2    33   1      6,60    18,35  0,56    7,64    21,23   0,54    9,40    26,13   0,53  ║ 
║  4    2    34   1      6,60    67,14  0,77    7,64    77,70   0,74    9,40    87,42   0,73  ║ 
║  4    2    35   1      6,69    64,44  0,79    7,80    75,12   0,77    9,62    81,59   0,76  ║ 
║  4    2    36   1      6,69    52,52  0,74    7,80    61,22   0,72    9,62    71,27   0,71  ║ 
║  4    2    37   1      6,69     7,12  0,38    7,80     8,30   0,37    9,62    10,25   0,37  ║ 
║  4    2    38   1      6,69     5,34  0,37    7,80     6,22   0,36    9,62     7,68   0,36  ║ 
║  4    2    39   1      6,69     7,12  0,45    7,80     8,30   0,43    9,62    10,25   0,43  ║ 
║  4    2    40   1      6,69     6,21  0,35    7,80     7,24   0,34    9,62     8,93   0,33  ║ 
║  4    2    41   1      6,69    53,04  0,75    7,80    61,83   0,73    9,62    70,68   0,72  ║ 
║  4    2    42   1      6,69    67,52  0,76    7,80    78,71   0,74    9,62    88,47   0,73  ║ 
║  4    2    43   1      6,84    65,88  0,92    8,06    71,65   0,90   10,01    71,65   0,90  ║ 
║  4    2    44   1      6,84     3,83  0,36    8,06     4,52   0,36   10,01     5,61   0,36  ║ 
║  4    2    45   1      6,84    68,51  0,94    8,06    72,63   0,93   10,01    72,63   0,92  ║ 
║  4    2    46   1      7,07    89,67  1,00    8,48    90,00   1,00   10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4    2    47   1      7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4    2    48   1      7,07     6,56  0,43    8,48     7,87   0,43   10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4    2    49   1      7,07    88,60  1,00    8,48    88,60   1,00   10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4    2    50   1      5,29    36,11  0,73    5,98    40,88   0,69    6,73    46,00   0,62  ║ 
║  4    2    51   1      5,16    35,26  0,71    5,76    39,35   0,66    6,42    43,82   0,59  ║ 
║  4    2    52   1      5,41     1,95  0,15    6,21     2,23   0,15    7,06     2,54   0,13  ║ 
║  4    2    53   1      5,03     1,81  0,14    5,52     1,99   0,13    6,08     2,19   0,11  ║ 
║  4    2    54   1      6,44     4,35  0,43    7,35     4,97   0,41    8,99     6,07   0,40  ║ 
║  4    2    55   1      6,84     8,25  0,43    8,06     9,73   0,42   10,01    12,07   0,42  ║ 
║  4    2    56   1      6,83     3,11  0,36    8,06     3,67   0,35   10,00     4,55   0,35  ║ 
║  4    2    57   1      5,65     5,95  0,43    6,64     6,99   0,42    7,67     8,07   0,39  ║ 
║  4    2    58   1      5,65     0,16  0,04    6,65     0,19   0,04    7,68     0,22   0,04  ║ 
║  4    2    59   1      5,65     0,16  0,03    6,65     0,19   0,03    7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    2    60   1      5,65     0,16  0,04    6,65     0,19   0,04    7,68     0,22   0,04  ║ 
║  4    2    61   1      5,65    12,95  0,50    6,65    15,22   0,49    7,68    17,58   0,45  ║ 
║  4    2    62   1      5,65    12,95  0,45    6,65    15,22   0,44    7,68    17,58   0,41  ║ 
║  4    2    63   1      5,65    12,95  0,45    6,65    15,22   0,44    7,68    17,58   0,41  ║ 
║  4    2    64   1      5,65    12,95  0,50    6,65    15,22   0,49    7,68    17,58   0,45  ║ 
║  4    2    65   1      5,65     0,16  0,04    6,65     0,19   0,04    7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    2    66   1      5,65     0,16  0,03    6,65     0,19   0,03    7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    2    67   1      5,65     0,16  0,03    6,65     0,19   0,03    7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    2    68   1      5,65     7,65  0,63    6,65     8,99   0,62    7,68    10,38   0,57  ║ 
║  4    2    69   1      5,63     6,38  0,34    6,60     7,48   0,33    7,60     8,63   0,30  ║ 
║  4    2    70   1      5,63    13,80  0,48    6,60    16,18   0,47    7,60    18,65   0,43  ║ 
║  4    2    71   1      5,63    13,80  0,47    6,60    16,18   0,46    7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    2    72   1      5,63     6,79  0,38    6,60     7,96   0,37    7,60     9,17   0,34  ║ 
║  4    2    73   1      5,63     5,99  0,33    6,60     7,02   0,32    7,60     8,10   0,30  ║ 
║  4    2    74   1      5,63    13,80  0,47    6,60    16,18   0,46    7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    2    75   1      5,63    13,80  0,47    6,60    16,18   0,46    7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    2    76   1      5,63     7,19  0,36    6,60     8,43   0,35    7,60     9,72   0,32  ║ 
║  4    2    77   1      5,48     6,61  0,34    6,34     7,64   0,32    7,24     8,73   0,30  ║ 
║  4    2    78   1      5,48    13,45  0,49    6,34    15,55   0,47    7,24    17,75   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    2    79   1      5,48    13,45  0,54    6,34    15,55   0,52    7,24    17,75   0,47  ║ 
║  4    2    80   1      5,48     6,22  0,27    6,34     7,19   0,26    7,24     8,21   0,24  ║ 
║  4    2    81   1      5,48     9,08  0,34    6,34    10,49   0,33    7,24    11,98   0,30  ║ 
║  4    2    82   1      5,48    17,94  0,49    6,34    20,74   0,47    7,24    23,69   0,43  ║ 
║  4    2    83   1      5,48     5,84  0,31    6,34     6,75   0,29    7,24     7,71   0,27  ║ 
║  4    2    84   1      5,41     5,76  0,42    6,21     6,61   0,40    7,06     7,52   0,36  ║ 
║  4    2    85   1      5,41    13,28  0,61    6,21    15,24   0,58    7,06    17,32   0,53  ║ 
║  4    2    86   1      5,41    44,63  0,80    6,21    51,22   0,77    7,06    55,47   0,70  ║ 
║  4    2    87   1      5,41    26,58  0,68    6,21    30,51   0,65    7,06    34,67   0,59  ║ 
║  4    2    88   1      5,41    13,28  0,48    6,21    15,24   0,46    7,06    17,32   0,42  ║ 
║  4    2    89   1      5,41    50,50  0,73    6,21    57,96   0,70    7,06    65,86   0,63  ║ 
║  4    2    90   1      5,48    20,20  0,54    6,34    23,35   0,52    7,24    26,66   0,48  ║ 
║  4    2    91   1      5,41    14,16  0,48    6,21    16,25   0,46    7,06    18,47   0,42  ║ 
║  4    2    92   1      5,41    10,66  0,45    6,21    12,24   0,43    7,06    13,91   0,39  ║ 
║  4    2    93   1      5,29    38,61  0,68    5,98    43,71   0,64    6,73    49,19   0,58  ║ 
║  4    2    94   1      5,29     2,96  0,21    5,98     3,36   0,20    6,73     3,78   0,18  ║ 
║  4    2    95   1      8,33     4,74  0,40    9,66     5,51   0,39   11,68     6,66   0,38  ║ 
║  4    2    96   1      3,56     1,53  0,15    4,30     1,84   0,15    5,65     2,42   0,16  ║ 
║  4    2    97   1      5,16    37,70  0,66    5,76    42,07   0,61    6,42    46,86   0,55  ║ 
║  4    2    98   1      5,16     2,89  0,21    5,76     3,23   0,19    6,42     3,60   0,17  ║ 
║  4    2    99   1      5,03     5,01  0,38    5,52     5,50   0,35    6,08     6,05   0,31  ║ 
║  4    2   100   1      5,03    12,34  0,56    5,52    13,55   0,52    6,08    14,91   0,45  ║ 
║  4    2   101   1      5,03    41,86  0,75    5,52    45,97   0,68    6,08    50,59   0,60  ║ 
║  4    2   102   1      5,03    24,70  0,64    5,52    27,12   0,58    6,08    29,85   0,51  ║ 
║  4    2   103   1      5,03    12,34  0,43    5,52    13,55   0,39    6,08    14,91   0,35  ║ 
║  4    2   104   1      5,03    46,15  0,64    5,52    50,68   0,58    6,08    55,77   0,51  ║ 
║  4    2   105   1      5,03     5,36  0,25    5,52     5,88   0,23    6,08     6,47   0,20  ║ 
║  4    2   106   1      6,84     9,25  0,37    8,06    10,91   0,36   10,01    13,53   0,36  ║ 
║  4    2   107   1      4,96     5,28  0,28    5,40     5,75   0,26    5,91     6,29   0,23  ║ 
║  4    2   108   1      4,96    12,17  0,43    5,40    13,25   0,39    5,91    14,49   0,34  ║ 
║  4    2   109   1      4,96    12,17  0,50    5,40    13,25   0,45    5,91    14,49   0,40  ║ 
║  4    2   110   1      4,96     6,35  0,26    5,40     6,91   0,24    5,91     7,55   0,21  ║ 
║  4    2   111   1      4,96     8,22  0,35    5,40     8,95   0,32    5,91     9,78   0,28  ║ 
║  4    2   112   1      4,96    16,24  0,46    5,40    17,68   0,42    5,91    19,33   0,37  ║ 
║  4    2   113   1      4,96     3,96  0,23    5,40     4,31   0,21    5,91     4,72   0,18  ║ 
║  4    2   114   1      4,96    16,65  0,47    5,40    18,13   0,43    5,91    19,82   0,37  ║ 
║  4    2   115   1      4,82     5,13  0,27    5,15     5,48   0,24    5,54     5,90   0,21  ║ 
║  4    2   116   1      4,82    11,82  0,41    5,15    12,62   0,36    5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    2   117   1      4,82    11,82  0,40    5,15    12,62   0,36    5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    2   118   1      4,82     6,16  0,34    5,15     6,58   0,30    5,54     7,08   0,26  ║ 
║  4    2   119   1      4,82     5,13  0,28    5,15     5,48   0,25    5,54     5,90   0,21  ║ 
║  4    2   120   1      4,82    11,82  0,40    5,15    12,62   0,36    5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    2   121   1      4,82    11,82  0,40    5,15    12,62   0,35    5,54    13,59   0,30  ║ 
║  4    2   122   1      4,82     6,16  0,31    5,15     6,58   0,28    5,54     7,08   0,24  ║ 
║  4    2   123   1      4,79     4,13  0,38    5,08     4,39   0,34    5,45     4,70   0,29  ║ 
║  4    2   124   1      4,79     0,14  0,04    5,08     0,15   0,03    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   125   1      4,79     0,14  0,04    5,08     0,15   0,04    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   126   1      4,79     0,14  0,03    5,08     0,15   0,03    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   127   1      4,79    11,35  0,41    5,08    12,06   0,36    5,45    12,93   0,31  ║ 
║  4    2   128   1      4,79    13,30  0,45    5,08    14,13   0,39    5,45    15,16   0,34  ║ 
║  4    2   129   1      4,79     8,67  0,35    5,08     9,21   0,31    5,45     9,88   0,27  ║ 
║  4    2   130   1      4,79    13,30  0,45    5,08    14,13   0,40    5,45    15,16   0,34  ║ 
║  4    2   131   1      4,79     0,14  0,04    5,08     0,15   0,03    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   132   1      4,79     0,14  0,04    5,08     0,15   0,04    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   133   1      4,79     0,14  0,04    5,08     0,15   0,03    5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   134   1      4,79     5,77  0,44    5,08     6,13   0,39    5,45     6,58   0,34  ║ 
║  4    2   135   1      5,03    12,34  0,68    5,52    13,55   0,62    6,08    14,91   0,55  ║ 
║  4    2   136   1      2,69    32,14  0,38    3,12    37,19   0,37    3,58    42,69   0,34  ║ 
║  4    3     2   1      2,69    32,14  0,38    3,12    37,19   0,37    3,58    42,69   0,34  ║ 
║  4    3     3   1      2,74    27,79  0,36    3,18    32,23   0,35    3,65    36,96   0,32  ║ 
║  4    3     4   1      2,74     4,00  0,21    3,18     4,64   0,20    3,65     5,32   0,19  ║ 
║  4    3     5   1      2,74     1,89  0,15    3,18     2,19   0,15    3,65     2,51   0,13  ║ 
║  4    3     6   1      2,74     1,85  0,15    3,18     2,15   0,14    3,65     2,47   0,13  ║ 
║  4    3     7   1      2,74     2,55  0,16    3,18     2,95   0,16    3,65     3,39   0,14  ║ 
║  4    3     8   1      2,74    30,64  0,38    3,18    35,54   0,37    3,65    40,75   0,34  ║ 
║  4    3     9   1      2,78    27,60  0,33    3,22    32,05   0,32    3,69    36,74   0,29  ║ 
║  4    3    10   1      2,78    20,71  0,34    3,22    24,05   0,33    3,69    27,57   0,30  ║ 
║  4    3    11   1      2,78     2,95  0,15    3,22     3,43   0,15    3,69     3,93   0,13  ║ 
║  4    3    12   1      2,78     4,17  0,18    3,22     4,84   0,17    3,69     5,55   0,16  ║ 
║  4    3    13   1      2,78     5,03  0,20    3,22     5,84   0,19    3,69     6,69   0,18  ║ 
║  4    3    14   1      2,78     2,95  0,15    3,22     3,43   0,14    3,69     3,93   0,13  ║ 
║  4    3    15   1      2,78    23,96  0,35    3,22    27,83   0,34    3,69    31,89   0,31  ║ 
║  4    3    16   1      2,78    26,32  0,32    3,22    30,57   0,31    3,69    35,03   0,28  ║ 
║  4    3    17   1      2,79    26,28  0,32    3,25    30,55   0,31    3,72    35,00   0,29  ║ 
║  4    3    18   1      2,79     7,77  0,23    3,25     9,03   0,22    3,72    10,34   0,21  ║ 
║  4    3    19   1      2,79     1,78  0,10    3,25     2,06   0,09    3,72     2,36   0,09  ║ 
║  4    3    20   1      2,79     3,02  0,15    3,25     3,51   0,15    3,72     4,03   0,14  ║ 
║  4    3    21   1      2,79     3,36  0,16    3,25     3,90   0,16    3,72     4,47   0,14  ║ 
║  4    3    22   1      2,79     0,88  0,06    3,25     1,03   0,06    3,72     1,18   0,05  ║ 
║  4    3    23   1      2,79     7,77  0,23    3,25     9,03   0,23    3,72    10,34   0,21  ║ 
║  4    3    24   1      2,79    28,42  0,32    3,25    33,04   0,31    3,72    37,86   0,29  ║ 
║  4    3    25   1      2,81    26,42  0,33    3,27    30,73   0,32    3,74    35,20   0,29  ║ 
║  4    3    26   1      2,81     7,81  0,24    3,27     9,08   0,23    3,74    10,40   0,21  ║ 
║  4    3    27   1      2,81     4,22  0,17    3,27     4,91   0,17    3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4    3    28   1      2,81     5,53  0,29    3,27     6,44   0,29    3,74     7,37   0,26  ║ 
║  4    3    29   1      2,81    11,50  0,29    3,27    13,38   0,28    3,74    15,32   0,26  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    3    30   1      2,81    11,50  0,28    3,27    13,38   0,28    3,74    15,32   0,25  ║ 
║  4    3    31   1      2,81     5,53  0,29    3,27     6,44   0,29    3,74     7,37   0,26  ║ 
║  4    3    32   1      2,81     4,87  0,19    3,27     5,66   0,18    3,74     6,49   0,17  ║ 
║  4    3    33   1      2,81     7,81  0,24    3,27     9,08   0,23    3,74    10,40   0,21  ║ 
║  4    3    34   1      2,81    28,58  0,33    3,27    33,24   0,32    3,74    38,08   0,29  ║ 
║  4    3    35   1      2,83    27,25  0,33    3,29    31,72   0,32    3,77    36,32   0,30  ║ 
║  4    3    36   1      2,83    22,20  0,31    3,29    25,85   0,30    3,77    29,60   0,28  ║ 
║  4    3    37   1      2,83     3,01  0,16    3,29     3,50   0,16    3,77     4,01   0,14  ║ 
║  4    3    38   1      2,83     2,26  0,16    3,29     2,63   0,15    3,77     3,01   0,14  ║ 
║  4    3    39   1      2,83     3,01  0,19    3,29     3,50   0,18    3,77     4,01   0,17  ║ 
║  4    3    40   1      2,83     2,62  0,15    3,29     3,06   0,14    3,77     3,50   0,13  ║ 
║  4    3    41   1      2,83    22,43  0,32    3,29    26,11   0,31    3,77    29,90   0,28  ║ 
║  4    3    42   1      2,83    28,55  0,32    3,29    33,24   0,31    3,77    38,06   0,29  ║ 
║  4    3    43   1      2,86    27,55  0,38    3,33    32,12   0,37    3,81    36,76   0,34  ║ 
║  4    3    44   1      2,86     1,60  0,15    3,33     1,87   0,15    3,81     2,14   0,14  ║ 
║  4    3    45   1      2,86    28,65  0,39    3,33    33,40   0,38    3,81    38,22   0,35  ║ 
║  4    3    46   1      2,91    36,89  0,41    3,40    43,09   0,40    3,88    49,28   0,37  ║ 
║  4    3    47   1      2,91     1,63  0,13    3,40     1,90   0,13    3,88     2,18   0,12  ║ 
║  4    3    48   1      2,91     2,70  0,17    3,40     3,15   0,17    3,88     3,61   0,16  ║ 
║  4    3    49   1      2,91    36,45  0,41    3,40    42,58   0,40    3,88    48,69   0,37  ║ 
║  4    3    50   1      6,70    45,78  0,93    8,04    49,22   0,93   10,05    49,22   0,93  ║ 
║  4    3    51   1      6,68    45,60  0,92    8,01    49,47   0,92   10,02    49,47   0,92  ║ 
║  4    3    52   1      6,73     2,42  0,19    8,07     2,90   0,19   10,09     3,63   0,19  ║ 
║  4    3    53   1      6,65     2,39  0,18    7,97     2,87   0,18    9,98     3,59   0,18  ║ 
║  4    3    54   1      2,78     1,87  0,18    3,22     2,18   0,18    3,69     2,50   0,16  ║ 
║  4    3    55   1      2,86     3,45  0,18    3,33     4,02   0,17    3,81     4,60   0,16  ║ 
║  4    3    56   1      2,86     1,30  0,15    3,33     1,52   0,15    3,81     1,74   0,13  ║ 
║  4    3    57   1      6,78     7,13  0,52    8,14     8,56   0,52   10,17    10,69   0,52  ║ 
║  4    3    58   1      6,78     0,20  0,05    8,14     0,24   0,05   10,17     0,29   0,05  ║ 
║  4    3    59   1      6,78     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    3    60   1      6,78     0,20  0,05    8,14     0,24   0,05   10,17     0,29   0,05  ║ 
║  4    3    61   1      6,78    15,53  0,59    8,14    18,65   0,60   10,17    23,29   0,59  ║ 
║  4    3    62   1      6,78    15,53  0,54    8,14    18,65   0,54   10,17    23,29   0,54  ║ 
║  4    3    63   1      6,78    15,53  0,54    8,14    18,65   0,54   10,17    23,29   0,54  ║ 
║  4    3    64   1      6,78    15,53  0,60    8,14    18,65   0,60   10,17    23,29   0,60  ║ 
║  4    3    65   1      6,78     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    3    66   1      6,78     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    3    67   1      6,78     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    3    68   1      6,78     9,17  0,76    8,14    11,01   0,76   10,17    12,13   0,76  ║ 
║  4    3    69   1      6,77     7,69  0,40    8,13     9,23   0,41   10,16    11,53   0,40  ║ 
║  4    3    70   1      6,77    16,61  0,57    8,13    19,95   0,57   10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    3    71   1      6,77    16,61  0,57    8,13    19,95   0,57   10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    3    72   1      6,77     8,17  0,46    8,13     9,81   0,46   10,16    12,25   0,46  ║ 
║  4    3    73   1      6,77     7,21  0,39    8,13     8,66   0,39   10,16    10,81   0,39  ║ 
║  4    3    74   1      6,77    16,61  0,57    8,13    19,95   0,57   10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    3    75   1      6,77    16,61  0,56    8,13    19,95   0,56   10,16    24,91   0,56  ║ 
║  4    3    76   1      6,77     8,66  0,43    8,13    10,40   0,43   10,16    12,99   0,43  ║ 
║  4    3    77   1      6,74     8,13  0,41    8,09     9,76   0,41   10,11    12,20   0,41  ║ 
║  4    3    78   1      6,74    16,54  0,60    8,09    19,85   0,60   10,11    24,81   0,60  ║ 
║  4    3    79   1      6,74    16,54  0,66    8,09    19,85   0,66   10,11    24,81   0,66  ║ 
║  4    3    80   1      6,74     7,65  0,34    8,09     9,18   0,34   10,11    11,48   0,34  ║ 
║  4    3    81   1      6,74    11,16  0,42    8,09    13,40   0,42   10,11    16,75   0,42  ║ 
║  4    3    82   1      6,74    22,07  0,60    8,09    26,49   0,60   10,11    33,10   0,60  ║ 
║  4    3    83   1      6,74     7,18  0,38    8,09     8,62   0,38   10,11    10,77   0,38  ║ 
║  4    3    84   1      6,73     7,16  0,52    8,07     8,60   0,52   10,09    10,74   0,52  ║ 
║  4    3    85   1      6,73    16,50  0,76    8,07    19,81   0,76   10,09    21,72   0,76  ║ 
║  4    3    86   1      6,73    55,47  1,00    8,07    55,47   1,00   10,09    55,47   1,00  ║ 
║  4    3    87   1      6,73    33,04  0,84    8,07    39,35   0,84   10,09    39,35   0,84  ║ 
║  4    3    88   1      6,73    16,50  0,60    8,07    19,81   0,60   10,09    24,76   0,60  ║ 
║  4    3    89   1      6,73    62,77  0,91    8,07    69,30   0,91   10,09    69,30   0,91  ║ 
║  4    3    90   1      6,74    24,84  0,67    8,09    29,82   0,67   10,11    37,26   0,67  ║ 
║  4    3    91   1      6,73    17,60  0,60    8,07    21,12   0,60   10,09    26,40   0,60  ║ 
║  4    3    92   1      6,73    13,25  0,56    8,07    15,90   0,56   10,09    19,88   0,56  ║ 
║  4    3    93   1      6,70    48,95  0,86    8,04    56,79   0,86   10,05    56,79   0,86  ║ 
║  4    3    94   1      6,70     3,76  0,27    8,04     4,51   0,27   10,05     5,64   0,27  ║ 
║  4    3    95   1      5,36     3,05  0,26    6,34     3,61   0,26    7,61     4,34   0,25  ║ 
║  4    3    96   1     -0,60     0,26  0,03   -0,80     0,34   0,03   -1,32     0,56   0,04  ║ 
║  4    3    97   1      6,68    48,76  0,85    8,01    57,10   0,85   10,02    57,10   0,85  ║ 
║  4    3    98   1      6,68     3,74  0,27    8,01     4,49   0,27   10,02     5,62   0,27  ║ 
║  4    3    99   1      6,65     6,62  0,50    7,97     7,93   0,50    9,98     9,93   0,50  ║ 
║  4    3   100   1      6,65    16,31  0,74    7,97    19,55   0,74    9,98    21,90   0,75  ║ 
║  4    3   101   1      6,65    55,32  0,99    7,97    56,12   0,98    9,98    56,12   0,99  ║ 
║  4    3   102   1      6,65    32,64  0,84    7,97    38,73   0,84    9,98    38,73   0,84  ║ 
║  4    3   103   1      6,65    16,31  0,57    7,97    19,55   0,57    9,98    24,47   0,57  ║ 
║  4    3   104   1      6,65    60,98  0,84    7,97    72,46   0,84    9,98    72,46   0,84  ║ 
║  4    3   105   1      6,65     7,08  0,33    7,97     8,48   0,33    9,98    10,62   0,33  ║ 
║  4    3   106   1      2,86     3,87  0,15    3,33     4,51   0,15    3,81     5,16   0,14  ║ 
║  4    3   107   1      6,63     7,06  0,38    7,95     8,46   0,38    9,96    10,60   0,38  ║ 
║  4    3   108   1      6,63    16,27  0,58    7,95    19,50   0,58    9,96    24,42   0,58  ║ 
║  4    3   109   1      6,63    16,27  0,67    7,95    19,50   0,67    9,96    24,33   0,67  ║ 
║  4    3   110   1      6,63     8,48  0,35    7,95    10,17   0,35    9,96    12,73   0,35  ║ 
║  4    3   111   1      6,63    10,98  0,47    7,95    13,16   0,47    9,96    16,49   0,47  ║ 
║  4    3   112   1      6,63    21,71  0,62    7,95    26,02   0,62    9,96    32,59   0,62  ║ 
║  4    3   113   1      6,63     5,30  0,30    7,95     6,35   0,30    9,96     7,95   0,30  ║ 
║  4    3   114   1      6,63    22,25  0,63    7,95    26,67   0,63    9,96    33,41   0,63  ║ 
║  4    3   115   1      6,60     7,03  0,38    7,91     8,42   0,38    9,91    10,55   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    3   116   1      6,60    16,20  0,56    7,91    19,40   0,56    9,91    24,32   0,56  ║ 
║  4    3   117   1      6,60    16,20  0,55    7,91    19,40   0,55    9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    3   118   1      6,60     8,44  0,46    7,91    10,12   0,46    9,91    12,68   0,46  ║ 
║  4    3   119   1      6,60     7,03  0,38    7,91     8,42   0,38    9,91    10,55   0,38  ║ 
║  4    3   120   1      6,60    16,20  0,55    7,91    19,40   0,55    9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    3   121   1      6,60    16,20  0,54    7,91    19,40   0,54    9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    3   122   1      6,60     8,44  0,42    7,91    10,12   0,42    9,91    12,68   0,42  ║ 
║  4    3   123   1      6,60     5,69  0,52    7,90     6,81   0,52    9,90     8,54   0,52  ║ 
║  4    3   124   1      6,60     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   125   1      6,60     0,19  0,06    7,90     0,23   0,06    9,90     0,29   0,06  ║ 
║  4    3   126   1      6,60     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   127   1      6,60    15,64  0,57    7,90    18,74   0,57    9,90    23,49   0,57  ║ 
║  4    3   128   1      6,60    18,33  0,61    7,90    21,96   0,61    9,90    27,53   0,61  ║ 
║  4    3   129   1      6,60    11,95  0,49    7,90    14,31   0,49    9,90    17,94   0,49  ║ 
║  4    3   130   1      6,60    18,33  0,62    7,90    21,96   0,62    9,90    27,53   0,62  ║ 
║  4    3   131   1      6,60     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   132   1      6,60     0,19  0,06    7,90     0,23   0,06    9,90     0,29   0,06  ║ 
║  4    3   133   1      6,60     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   134   1      6,60     7,96  0,61    7,90     9,53   0,61    9,90    11,95   0,61  ║ 
║  4    3   135   1      6,65    16,31  0,89    7,97    18,24   0,89    9,98    18,24   0,89  ║ 
║  4    3   136   1      0,13     1,58  0,02    0,16     1,85   0,02    0,19     2,30   0,02  ║ 
║  4    4     2   1      0,13     1,58  0,02    0,16     1,85   0,02    0,19     2,30   0,02  ║ 
║  4    4     3   1      0,07     0,72  0,01    0,08     0,85   0,01    0,10     1,06   0,01  ║ 
║  4    4     4   1      0,07     0,10  0,01    0,08     0,12   0,01    0,10     0,15   0,01  ║ 
║  4    4     5   1      0,07     0,05  0,00    0,08     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4    4     6   1      0,07     0,05  0,00    0,08     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4    4     7   1      0,07     0,07  0,00    0,08     0,08   0,00    0,10     0,10   0,00  ║ 
║  4    4     8   1      0,07     0,80  0,01    0,08     0,94   0,01    0,10     1,16   0,01  ║ 
║  4    4     9   1      0,03     0,32  0,00    0,04     0,38   0,00    0,05     0,47   0,00  ║ 
║  4    4    10   1      0,03     0,24  0,00    0,04     0,28   0,00    0,05     0,35   0,00  ║ 
║  4    4    11   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    12   1      0,03     0,05  0,00    0,04     0,06   0,00    0,05     0,07   0,00  ║ 
║  4    4    13   1      0,03     0,06  0,00    0,04     0,07   0,00    0,05     0,09   0,00  ║ 
║  4    4    14   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    15   1      0,03     0,28  0,00    0,04     0,33   0,00    0,05     0,41   0,00  ║ 
║  4    4    16   1      0,03     0,31  0,00    0,04     0,36   0,00    0,05     0,45   0,00  ║ 
║  4    4    17   1      0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    18   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    19   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    20   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    21   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    22   1      0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4    4    23   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    24   1      0,01     0,10  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,14   0,00  ║ 
║  4    4    25   1     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    26   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    27   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    28   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    29   1     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    30   1     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    31   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    32   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    33   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    34   1     -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    35   1     -0,03     0,31  0,00   -0,04     0,36   0,00   -0,05     0,45   0,00  ║ 
║  4    4    36   1     -0,03     0,25  0,00   -0,04     0,29   0,00   -0,05     0,37   0,00  ║ 
║  4    4    37   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    38   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    39   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    40   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    41   1     -0,03     0,25  0,00   -0,04     0,30   0,00   -0,05     0,37   0,00  ║ 
║  4    4    42   1     -0,03     0,32  0,00   -0,04     0,38   0,00   -0,05     0,47   0,00  ║ 
║  4    4    43   1     -0,07     0,68  0,01   -0,08     0,80   0,01   -0,10     1,00   0,01  ║ 
║  4    4    44   1     -0,07     0,04  0,00   -0,08     0,05   0,00   -0,10     0,06   0,00  ║ 
║  4    4    45   1     -0,07     0,71  0,01   -0,08     0,84   0,01   -0,10     1,04   0,01  ║ 
║  4    4    46   1     -0,13     1,67  0,02   -0,15     1,96   0,02   -0,19     2,44   0,02  ║ 
║  4    4    47   1     -0,13     0,07  0,01   -0,15     0,09   0,01   -0,19     0,11   0,01  ║ 
║  4    4    48   1     -0,13     0,12  0,01   -0,15     0,14   0,01   -0,19     0,18   0,01  ║ 
║  4    4    49   1     -0,13     1,65  0,02   -0,15     1,94   0,02   -0,19     2,41   0,02  ║ 
║  4    4    50   1      6,68    45,61  0,93    8,01    49,22   0,93   10,02    49,22   0,93  ║ 
║  4    4    51   1      6,71    45,84  0,93    8,05    49,47   0,93   10,07    49,47   0,93  ║ 
║  4    4    52   1      6,64     2,39  0,19    7,98     2,87   0,19    9,97     3,59   0,19  ║ 
║  4    4    53   1      6,74     2,42  0,19    8,09     2,91   0,19   10,12     3,64   0,19  ║ 
║  4    4    54   1      0,03     0,02  0,00    0,04     0,03   0,00    0,05     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    55   1     -0,07     0,09  0,00   -0,08     0,10   0,00   -0,10     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    56   1     -0,07     0,03  0,00   -0,08     0,04   0,00   -0,10     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    57   1      6,58     6,92  0,50    7,90     8,31   0,50    9,88    10,39   0,50  ║ 
║  4    4    58   1      6,58     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,88     0,29   0,05  ║ 
║  4    4    59   1      6,58     0,19  0,04    7,90     0,23   0,04    9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    60   1      6,58     0,19  0,05    7,90     0,23   0,05    9,88     0,29   0,05  ║ 
║  4    4    61   1      6,58    15,08  0,58    7,90    18,10   0,58    9,88    22,63   0,58  ║ 
║  4    4    62   1      6,58    15,08  0,52    7,90    18,10   0,52    9,88    22,63   0,52  ║ 
║  4    4    63   1      6,58    15,08  0,53    7,90    18,10   0,53    9,88    22,63   0,53  ║ 
║  4    4    64   1      6,58    15,08  0,58    7,90    18,10   0,58    9,88    22,63   0,58  ║ 
║  4    4    65   1      6,58     0,19  0,04    7,90     0,23   0,04    9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    66   1      6,58     0,19  0,04    7,90     0,23   0,04    9,88     0,29   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    4    67   1      6,58     0,19  0,04    7,90     0,23   0,04    9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    68   1      6,58     8,90  0,73    7,90    10,69   0,73    9,88    12,13   0,73  ║ 
║  4    4    69   1      6,59     7,48  0,39    7,91     8,98   0,39    9,89    11,22   0,39  ║ 
║  4    4    70   1      6,59    16,16  0,56    7,91    19,40   0,56    9,89    24,26   0,56  ║ 
║  4    4    71   1      6,59    16,16  0,55    7,91    19,40   0,55    9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4    4    72   1      6,59     7,95  0,45    7,91     9,54   0,45    9,89    11,93   0,45  ║ 
║  4    4    73   1      6,59     7,01  0,38    7,91     8,42   0,38    9,89    10,53   0,38  ║ 
║  4    4    74   1      6,59    16,16  0,55    7,91    19,40   0,55    9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4    4    75   1      6,59    16,16  0,55    7,91    19,40   0,55    9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4    4    76   1      6,59     8,43  0,42    7,91    10,12   0,42    9,89    12,65   0,42  ║ 
║  4    4    77   1      6,63     7,99  0,41    7,95     9,59   0,41    9,94    11,99   0,41  ║ 
║  4    4    78   1      6,63    16,25  0,59    7,95    19,51   0,59    9,94    24,39   0,59  ║ 
║  4    4    79   1      6,63    16,25  0,65    7,95    19,51   0,65    9,94    24,39   0,65  ║ 
║  4    4    80   1      6,63     7,52  0,33    7,95     9,03   0,33    9,94    11,28   0,33  ║ 
║  4    4    81   1      6,63    10,97  0,42    7,95    13,17   0,42    9,94    16,46   0,42  ║ 
║  4    4    82   1      6,63    21,68  0,59    7,95    26,03   0,59    9,94    32,54   0,59  ║ 
║  4    4    83   1      6,63     7,05  0,37    7,95     8,47   0,37    9,94    10,59   0,37  ║ 
║  4    4    84   1      6,64     7,07  0,51    7,98     8,49   0,51    9,97    10,61   0,51  ║ 
║  4    4    85   1      6,64    16,30  0,75    7,98    19,56   0,75    9,97    21,72   0,75  ║ 
║  4    4    86   1      6,64    54,77  0,99    7,98    55,47   0,99    9,97    55,47   0,99  ║ 
║  4    4    87   1      6,64    32,62  0,83    7,98    39,16   0,83    9,97    39,35   0,83  ║ 
║  4    4    88   1      6,64    16,30  0,59    7,98    19,56   0,59    9,97    24,46   0,59  ║ 
║  4    4    89   1      6,64    61,98  0,89    7,98    69,30   0,89    9,97    69,30   0,89  ║ 
║  4    4    90   1      6,63    24,41  0,65    7,95    29,30   0,65    9,94    36,63   0,65  ║ 
║  4    4    91   1      6,64    17,38  0,59    7,98    20,86   0,59    9,97    26,08   0,59  ║ 
║  4    4    92   1      6,64    13,09  0,55    7,98    15,71   0,55    9,97    19,64   0,56  ║ 
║  4    4    93   1      6,68    48,77  0,86    8,01    56,79   0,86   10,02    56,79   0,86  ║ 
║  4    4    94   1      6,68     3,74  0,27    8,01     4,49   0,27   10,02     5,62   0,27  ║ 
║  4    4    95   1      2,72     1,55  0,13    3,27     1,86   0,13    4,08     2,33   0,13  ║ 
║  4    4    96   1     -3,17     1,36  0,13   -3,80     1,63   0,13   -4,75     2,04   0,13  ║ 
║  4    4    97   1      6,71    49,01  0,86    8,05    57,10   0,86   10,07    57,10   0,86  ║ 
║  4    4    98   1      6,71     3,76  0,27    8,05     4,52   0,27   10,07     5,64   0,27  ║ 
║  4    4    99   1      6,74     6,72  0,51    8,09     8,06   0,51   10,12    10,07   0,51  ║ 
║  4    4   100   1      6,74    16,54  0,76    8,09    19,85   0,76   10,12    21,90   0,76  ║ 
║  4    4   101   1      6,74    56,12  1,00    8,09    56,12   1,00   10,12    56,12   1,00  ║ 
║  4    4   102   1      6,74    33,11  0,85    8,09    38,73   0,85   10,12    38,73   0,85  ║ 
║  4    4   103   1      6,74    16,54  0,58    8,09    19,85   0,58   10,12    24,81   0,58  ║ 
║  4    4   104   1      6,74    61,87  0,85    8,09    72,46   0,85   10,12    72,46   0,85  ║ 
║  4    4   105   1      6,74     7,18  0,33    8,09     8,62   0,33   10,12    10,77   0,33  ║ 
║  4    4   106   1     -0,07     0,10  0,00   -0,08     0,11   0,00   -0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4    4   107   1      6,76     7,20  0,39    8,11     8,64   0,39   10,14    10,80   0,39  ║ 
║  4    4   108   1      6,76    16,59  0,59    8,11    19,90   0,59   10,14    24,88   0,59  ║ 
║  4    4   109   1      6,76    16,59  0,68    8,11    19,90   0,68   10,14    24,33   0,68  ║ 
║  4    4   110   1      6,76     8,65  0,36    8,11    10,38   0,36   10,14    12,97   0,36  ║ 
║  4    4   111   1      6,76    11,19  0,48    8,11    13,43   0,48   10,14    16,79   0,48  ║ 
║  4    4   112   1      6,76    22,13  0,63    8,11    26,55   0,63   10,14    33,19   0,63  ║ 
║  4    4   113   1      6,76     5,40  0,31    8,11     6,48   0,31   10,14     8,10   0,31  ║ 
║  4    4   114   1      6,76    22,68  0,64    8,11    27,22   0,64   10,14    34,02   0,64  ║ 
║  4    4   115   1      6,80     7,24  0,39    8,16     8,68   0,39   10,20    10,85   0,39  ║ 
║  4    4   116   1      6,80    16,68  0,58    8,16    20,01   0,58   10,20    25,01   0,58  ║ 
║  4    4   117   1      6,80    16,68  0,57    8,16    20,01   0,57   10,20    25,01   0,57  ║ 
║  4    4   118   1      6,80     8,69  0,48    8,16    10,43   0,48   10,20    13,04   0,48  ║ 
║  4    4   119   1      6,80     7,24  0,39    8,16     8,68   0,39   10,20    10,85   0,39  ║ 
║  4    4   120   1      6,80    16,68  0,57    8,16    20,01   0,57   10,20    25,01   0,57  ║ 
║  4    4   121   1      6,80    16,68  0,56    8,16    20,01   0,56   10,20    25,01   0,56  ║ 
║  4    4   122   1      6,80     8,69  0,44    8,16    10,43   0,44   10,20    13,04   0,44  ║ 
║  4    4   123   1      6,81     5,87  0,54    8,17     7,04   0,54   10,21     8,81   0,54  ║ 
║  4    4   124   1      6,81     0,20  0,06    8,17     0,24   0,06   10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4    4   125   1      6,81     0,20  0,06    8,17     0,24   0,06   10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4    4   126   1      6,81     0,20  0,05    8,17     0,24   0,05   10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   127   1      6,81    16,15  0,59    8,17    19,37   0,59   10,21    24,21   0,59  ║ 
║  4    4   128   1      6,81    18,92  0,63    8,17    22,70   0,63   10,21    28,38   0,63  ║ 
║  4    4   129   1      6,81    12,33  0,50    8,17    14,80   0,50   10,21    18,49   0,50  ║ 
║  4    4   130   1      6,81    18,92  0,64    8,17    22,70   0,64   10,21    28,38   0,64  ║ 
║  4    4   131   1      6,81     0,20  0,05    8,17     0,24   0,05   10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   132   1      6,81     0,20  0,06    8,17     0,24   0,06   10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4    4   133   1      6,81     0,20  0,05    8,17     0,24   0,05   10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   134   1      6,81     8,21  0,63    8,17     9,85   0,63   10,21    12,31   0,63  ║ 
║  4    4   135   1      6,74    16,54  0,91    8,09    18,24   0,91   10,12    18,24   0,91  ║ 
║  4    4   136   1     -2,40    28,61  0,34   -2,79    33,24   0,33   -3,17    37,81   0,30  ║ 
║  4    5     2   1     -2,40    28,61  0,34   -2,79    33,24   0,33   -3,17    37,81   0,30  ║ 
║  4    5     3   1     -2,57    26,00  0,34   -2,99    30,28   0,33   -3,41    34,58   0,30  ║ 
║  4    5     4   1     -2,57     3,74  0,20   -2,99     4,36   0,19   -3,41     4,97   0,17  ║ 
║  4    5     5   1     -2,57     1,76  0,14   -2,99     2,06   0,14   -3,41     2,35   0,12  ║ 
║  4    5     6   1     -2,57     1,73  0,14   -2,99     2,02   0,14   -3,41     2,31   0,12  ║ 
║  4    5     7   1     -2,57     2,38  0,15   -2,99     2,78   0,15   -3,41     3,17   0,14  ║ 
║  4    5     8   1     -2,57    28,67  0,35   -2,99    33,39   0,34   -3,41    38,13   0,31  ║ 
║  4    5     9   1     -2,68    26,61  0,31   -3,12    31,03   0,31   -3,57    35,51   0,28  ║ 
║  4    5    10   1     -2,68    19,96  0,32   -3,12    23,28   0,31   -3,57    26,65   0,29  ║ 
║  4    5    11   1     -2,68     2,85  0,15   -3,12     3,32   0,14   -3,57     3,80   0,13  ║ 
║  4    5    12   1     -2,68     4,02  0,17   -3,12     4,69   0,17   -3,57     5,37   0,15  ║ 
║  4    5    13   1     -2,68     4,85  0,19   -3,12     5,65   0,19   -3,57     6,47   0,17  ║ 
║  4    5    14   1     -2,68     2,85  0,14   -3,12     3,32   0,14   -3,57     3,80   0,13  ║ 
║  4    5    15   1     -2,68    23,10  0,34   -3,12    26,93   0,33   -3,57    30,83   0,30  ║ 
║  4    5    16   1     -2,68    25,37  0,31   -3,12    29,59   0,30   -3,57    33,87   0,27  ║ 
║  4    5    17   1     -2,74    25,76  0,32   -3,20    30,07   0,31   -3,66    34,46   0,28  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5    18   1     -2,74     7,61  0,23   -3,20     8,89   0,22   -3,66    10,18   0,20  ║ 
║  4    5    19   1     -2,74     1,74  0,09   -3,20     2,03   0,09   -3,66     2,33   0,08  ║ 
║  4    5    20   1     -2,74     2,96  0,15   -3,20     3,46   0,15   -3,67     3,97   0,13  ║ 
║  4    5    21   1     -2,74     3,29  0,16   -3,20     3,84   0,15   -3,67     4,41   0,14  ║ 
║  4    5    22   1     -2,74     0,87  0,06   -3,20     1,01   0,06   -3,66     1,16   0,05  ║ 
║  4    5    23   1     -2,74     7,61  0,23   -3,20     8,89   0,22   -3,66    10,18   0,21  ║ 
║  4    5    24   1     -2,74    27,87  0,32   -3,20    32,52   0,31   -3,66    37,27   0,28  ║ 
║  4    5    25   1     -2,79    26,25  0,32   -3,26    30,65   0,32   -3,74    35,16   0,29  ║ 
║  4    5    26   1     -2,79     7,76  0,24   -3,26     9,06   0,23   -3,74    10,39   0,21  ║ 
║  4    5    27   1     -2,79     4,19  0,17   -3,26     4,90   0,17   -3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4    5    28   1     -2,79     5,50  0,29   -3,26     6,42   0,28   -3,74     7,36   0,26  ║ 
║  4    5    29   1     -2,79    11,43  0,29   -3,26    13,34   0,28   -3,74    15,31   0,26  ║ 
║  4    5    30   1     -2,79    11,43  0,28   -3,26    13,34   0,27   -3,74    15,31   0,25  ║ 
║  4    5    31   1     -2,79     5,50  0,29   -3,26     6,42   0,28   -3,74     7,36   0,26  ║ 
║  4    5    32   1     -2,79     4,84  0,19   -3,26     5,65   0,18   -3,74     6,48   0,17  ║ 
║  4    5    33   1     -2,79     7,76  0,24   -3,26     9,06   0,23   -3,74    10,39   0,21  ║ 
║  4    5    34   1     -2,79    28,39  0,32   -3,26    33,16   0,32   -3,74    38,03   0,29  ║ 
║  4    5    35   1     -2,85    27,50  0,34   -3,34    32,14   0,33   -3,83    36,91   0,30  ║ 
║  4    5    36   1     -2,85    22,41  0,31   -3,34    26,20   0,31   -3,83    30,08   0,28  ║ 
║  4    5    37   1     -2,85     3,04  0,16   -3,34     3,55   0,16   -3,83     4,08   0,15  ║ 
║  4    5    38   1     -2,85     2,28  0,16   -3,34     2,66   0,15   -3,83     3,06   0,14  ║ 
║  4    5    39   1     -2,85     3,04  0,19   -3,34     3,55   0,19   -3,83     4,08   0,17  ║ 
║  4    5    40   1     -2,85     2,65  0,15   -3,34     3,10   0,14   -3,83     3,56   0,13  ║ 
║  4    5    41   1     -2,85    22,64  0,32   -3,34    26,46   0,31   -3,83    30,38   0,29  ║ 
║  4    5    42   1     -2,85    28,82  0,33   -3,34    33,68   0,32   -3,83    38,68   0,29  ║ 
║  4    5    43   1     -2,96    28,55  0,40   -3,47    33,40   0,39   -3,99    38,43   0,36  ║ 
║  4    5    44   1     -2,96     1,66  0,16   -3,47     1,94   0,15   -3,99     2,24   0,14  ║ 
║  4    5    45   1     -2,96    29,68  0,41   -3,47    34,73   0,40   -3,99    39,96   0,37  ║ 
║  4    5    46   1     -3,13    39,71  0,44   -3,67    46,54   0,43   -4,23    53,69   0,40  ║ 
║  4    5    47   1     -3,13     1,76  0,14   -3,67     2,06   0,14   -4,23     2,37   0,13  ║ 
║  4    5    48   1     -3,13     2,91  0,19   -3,67     3,41   0,18   -4,23     3,93   0,17  ║ 
║  4    5    49   1     -3,13    39,24  0,44   -3,67    45,99   0,43   -4,23    53,04   0,40  ║ 
║  4    5    50   1      6,56    44,81  0,91    7,87    49,22   0,91    9,85    49,22   0,91  ║ 
║  4    5    51   1      6,65    45,42  0,92    7,98    49,47   0,92    9,98    49,47   0,92  ║ 
║  4    5    52   1      6,47     2,33  0,18    7,76     2,79   0,18    9,71     3,49   0,18  ║ 
║  4    5    53   1      6,74     2,42  0,19    8,09     2,91   0,19   10,12     3,64   0,19  ║ 
║  4    5    54   1     -2,68     1,81  0,18   -3,12     2,11   0,17   -3,57     2,41   0,16  ║ 
║  4    5    55   1     -2,96     3,57  0,19   -3,47     4,18   0,18   -3,99     4,81   0,17  ║ 
║  4    5    56   1     -2,96     1,35  0,16   -3,46     1,58   0,15   -3,99     1,81   0,14  ║ 
║  4    5    57   1      6,29     6,62  0,48    7,55     7,94   0,48    9,46     9,96   0,48  ║ 
║  4    5    58   1      6,29     0,18  0,05    7,55     0,22   0,05    9,46     0,27   0,05  ║ 
║  4    5    59   1      6,29     0,18  0,04    7,55     0,22   0,04    9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4    5    60   1      6,29     0,18  0,05    7,55     0,22   0,05    9,46     0,27   0,05  ║ 
║  4    5    61   1      6,29    14,41  0,55    7,55    17,29   0,55    9,46    21,67   0,55  ║ 
║  4    5    62   1      6,29    14,41  0,50    7,55    17,29   0,50    9,46    21,67   0,50  ║ 
║  4    5    63   1      6,29    14,41  0,50    7,55    17,29   0,50    9,46    21,67   0,50  ║ 
║  4    5    64   1      6,29    14,41  0,56    7,55    17,29   0,56    9,46    21,67   0,56  ║ 
║  4    5    65   1      6,29     0,18  0,04    7,55     0,22   0,04    9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4    5    66   1      6,29     0,18  0,04    7,55     0,22   0,04    9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4    5    67   1      6,29     0,18  0,04    7,55     0,22   0,04    9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4    5    68   1      6,29     8,51  0,70    7,55    10,21   0,70    9,46    12,13   0,70  ║ 
║  4    5    69   1      6,31     7,16  0,38    7,57     8,59   0,38    9,49    10,77   0,38  ║ 
║  4    5    70   1      6,31    15,48  0,53    7,57    18,58   0,53    9,49    23,28   0,54  ║ 
║  4    5    71   1      6,31    15,48  0,53    7,57    18,58   0,53    9,49    23,28   0,53  ║ 
║  4    5    72   1      6,31     7,61  0,43    7,57     9,13   0,43    9,49    11,45   0,43  ║ 
║  4    5    73   1      6,31     6,72  0,37    7,57     8,06   0,37    9,49    10,10   0,37  ║ 
║  4    5    74   1      6,31    15,48  0,53    7,57    18,58   0,53    9,49    23,28   0,53  ║ 
║  4    5    75   1      6,31    15,48  0,52    7,57    18,58   0,52    9,49    23,28   0,52  ║ 
║  4    5    76   1      6,31     8,07  0,40    7,57     9,68   0,40    9,49    12,14   0,40  ║ 
║  4    5    77   1      6,42     7,74  0,39    7,70     9,29   0,39    9,64    11,63   0,39  ║ 
║  4    5    78   1      6,42    15,74  0,57    7,70    18,88   0,57    9,64    23,65   0,57  ║ 
║  4    5    79   1      6,42    15,74  0,63    7,70    18,88   0,63    9,64    23,65   0,63  ║ 
║  4    5    80   1      6,42     7,28  0,32    7,70     8,74   0,32    9,64    10,94   0,32  ║ 
║  4    5    81   1      6,42    10,62  0,40    7,70    12,74   0,40    9,64    15,96   0,40  ║ 
║  4    5    82   1      6,42    21,00  0,57    7,70    25,19   0,57    9,64    31,55   0,57  ║ 
║  4    5    83   1      6,42     6,83  0,36    7,70     8,19   0,36    9,64    10,26   0,36  ║ 
║  4    5    84   1      6,47     6,88  0,50    7,76     8,26   0,50    9,71    10,34   0,50  ║ 
║  4    5    85   1      6,47    15,86  0,73    7,76    19,03   0,73    9,71    21,72   0,73  ║ 
║  4    5    86   1      6,47    53,31  0,96    7,76    55,47   0,96    9,71    55,47   0,96  ║ 
║  4    5    87   1      6,47    31,75  0,81    7,76    38,09   0,81    9,71    39,35   0,81  ║ 
║  4    5    88   1      6,47    15,86  0,57    7,76    19,03   0,57    9,71    23,83   0,57  ║ 
║  4    5    89   1      6,47    60,32  0,87    7,76    69,30   0,87    9,71    69,30   0,87  ║ 
║  4    5    90   1      6,42    23,64  0,63    7,70    28,36   0,63    9,64    35,52   0,63  ║ 
║  4    5    91   1      6,47    16,92  0,58    7,76    20,30   0,58    9,71    25,41   0,58  ║ 
║  4    5    92   1      6,47    12,74  0,54    7,76    15,28   0,54    9,71    19,13   0,54  ║ 
║  4    5    93   1      6,56    47,91  0,84    7,87    56,79   0,84    9,85    56,79   0,84  ║ 
║  4    5    94   1      6,56     3,68  0,27    7,87     4,41   0,27    9,85     5,52   0,27  ║ 
║  4    5    95   1      0,08     0,05  0,00    0,18     0,10   0,01    0,53     0,30   0,02  ║ 
║  4    5    96   1     -5,66     2,43  0,24   -6,71     2,88   0,23   -8,09     3,47   0,23  ║ 
║  4    5    97   1      6,65    48,57  0,85    7,98    57,10   0,85    9,98    57,10   0,85  ║ 
║  4    5    98   1      6,65     3,73  0,27    7,98     4,47   0,27    9,98     5,59   0,27  ║ 
║  4    5    99   1      6,74     6,72  0,51    8,09     8,06   0,51   10,12    10,07   0,51  ║ 
║  4    5   100   1      6,74    16,54  0,76    8,09    19,85   0,76   10,12    21,90   0,76  ║ 
║  4    5   101   1      6,74    56,12  1,00    8,09    56,12   1,00   10,12    56,12   1,00  ║ 
║  4    5   102   1      6,74    33,11  0,85    8,09    38,73   0,85   10,12    38,73   0,85  ║ 
║  4    5   103   1      6,74    16,54  0,58    8,09    19,85   0,58   10,12    24,81   0,58  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5   104   1      6,74    61,87  0,85    8,09    72,46   0,85   10,12    72,46   0,85  ║ 
║  4    5   105   1      6,74     7,18  0,33    8,09     8,62   0,33   10,12    10,77   0,33  ║ 
║  4    5   106   1     -2,96     4,01  0,16   -3,47     4,69   0,16   -3,99     5,39   0,14  ║ 
║  4    5   107   1      6,79     7,23  0,39    8,15     8,68   0,39   10,19    10,84   0,39  ║ 
║  4    5   108   1      6,79    16,66  0,59    8,15    19,99   0,59   10,19    24,99   0,59  ║ 
║  4    5   109   1      6,79    16,66  0,68    8,15    19,99   0,68   10,19    24,33   0,68  ║ 
║  4    5   110   1      6,79     8,69  0,36    8,15    10,42   0,36   10,19    13,03   0,36  ║ 
║  4    5   111   1      6,79    11,25  0,48    8,15    13,50   0,48   10,19    16,87   0,48  ║ 
║  4    5   112   1      6,79    22,23  0,63    8,15    26,68   0,63   10,19    33,34   0,63  ║ 
║  4    5   113   1      6,79     5,42  0,31    8,15     6,51   0,31   10,19     8,13   0,31  ║ 
║  4    5   114   1      6,79    22,79  0,64    8,15    27,35   0,64   10,19    34,18   0,64  ║ 
║  4    5   115   1      6,90     7,34  0,39    8,28     8,81   0,39   10,34    11,00   0,39  ║ 
║  4    5   116   1      6,90    16,92  0,59    8,28    20,30   0,59   10,34    25,36   0,59  ║ 
║  4    5   117   1      6,90    16,92  0,58    8,28    20,30   0,58   10,34    25,36   0,58  ║ 
║  4    5   118   1      6,90     8,82  0,48    8,28    10,58   0,48   10,34    13,22   0,48  ║ 
║  4    5   119   1      6,90     7,34  0,40    8,28     8,81   0,40   10,34    11,00   0,40  ║ 
║  4    5   120   1      6,90    16,92  0,58    8,28    20,30   0,58   10,34    25,36   0,58  ║ 
║  4    5   121   1      6,90    16,92  0,57    8,28    20,30   0,57   10,34    25,36   0,57  ║ 
║  4    5   122   1      6,90     8,82  0,44    8,28    10,58   0,44   10,34    13,22   0,44  ║ 
║  4    5   123   1      6,92     5,97  0,55    8,31     7,16   0,55   10,37     8,95   0,55  ║ 
║  4    5   124   1      6,92     0,20  0,06    8,31     0,24   0,06   10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   125   1      6,92     0,20  0,06    8,31     0,24   0,06   10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   126   1      6,92     0,20  0,05    8,31     0,24   0,05   10,37     0,30   0,05  ║ 
║  4    5   127   1      6,92    16,41  0,59    8,31    19,70   0,60   10,37    24,60   0,59  ║ 
║  4    5   128   1      6,92    19,24  0,64    8,31    23,09   0,64   10,37    28,83   0,64  ║ 
║  4    5   129   1      6,92    12,54  0,51    8,31    15,05   0,51   10,37    18,79   0,51  ║ 
║  4    5   130   1      6,92    19,24  0,65    8,31    23,09   0,65   10,37    28,83   0,65  ║ 
║  4    5   131   1      6,92     0,20  0,05    8,31     0,24   0,05   10,37     0,30   0,05  ║ 
║  4    5   132   1      6,92     0,20  0,06    8,31     0,24   0,06   10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   133   1      6,92     0,20  0,06    8,31     0,24   0,06   10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   134   1      6,92     8,35  0,64    8,31    10,02   0,64   10,37    12,51   0,64  ║ 
║  4    5   135   1      6,74    16,54  0,91    8,09    18,24   0,91   10,12    18,24   0,91  ║ 
║  4    5   136   1     -5,77    68,85  0,81   -6,35    75,77   0,75   -7,21    84,68   0,68  ║ 
║  4    6     2   1     -5,77    68,85  0,81   -6,35    75,77   0,75   -7,21    84,68   0,68  ║ 
║  4    6     3   1     -6,07    61,49  0,80   -6,84    69,30   0,75   -7,99    77,12   0,70  ║ 
║  4    6     4   1     -6,07     8,85  0,47   -6,84     9,97   0,44   -7,99    11,65   0,41  ║ 
║  4    6     5   1     -6,07     4,17  0,33   -6,84     4,70   0,31   -7,99     5,49   0,29  ║ 
║  4    6     6   1     -6,07     4,10  0,33   -6,84     4,62   0,31   -7,99     5,40   0,29  ║ 
║  4    6     7   1     -6,07     5,64  0,36   -6,84     6,35   0,34   -7,99     7,42   0,32  ║ 
║  4    6     8   1     -6,07    67,79  0,84   -6,84    76,42   0,79   -7,99    81,09   0,73  ║ 
║  4    6     9   1     -6,26    62,27  0,74   -7,16    71,18   0,70   -8,49    84,46   0,66  ║ 
║  4    6    10   1     -6,26    46,73  0,76   -7,16    53,41   0,72   -8,49    61,63   0,69  ║ 
║  4    6    11   1     -6,26     6,67  0,34   -7,16     7,62   0,33   -8,49     9,04   0,31  ║ 
║  4    6    12   1     -6,26     9,41  0,40   -7,16    10,75   0,38   -8,49    12,76   0,36  ║ 
║  4    6    13   1     -6,26    11,35  0,45   -7,16    12,97   0,42   -8,49    15,39   0,40  ║ 
║  4    6    14   1     -6,26     6,67  0,33   -7,16     7,62   0,31   -8,49     9,04   0,30  ║ 
║  4    6    15   1     -6,26    54,06  0,79   -7,16    61,79   0,76   -8,49    68,19   0,72  ║ 
║  4    6    16   1     -6,26    59,39  0,72   -7,16    67,88   0,68   -8,49    80,55   0,65  ║ 
║  4    6    17   1     -6,38    59,96  0,74   -7,34    69,06   0,71   -8,79    80,92   0,68  ║ 
║  4    6    18   1     -6,38    17,72  0,53   -7,34    20,41   0,51   -8,79    24,43   0,49  ║ 
║  4    6    19   1     -6,37     4,05  0,22   -7,34     4,66   0,21   -8,79     5,58   0,20  ║ 
║  4    6    20   1     -6,38     6,90  0,35   -7,35     7,95   0,33   -8,79     9,51   0,32  ║ 
║  4    6    21   1     -6,38     7,66  0,37   -7,35     8,83   0,35   -8,79    10,57   0,34  ║ 
║  4    6    22   1     -6,38     2,01  0,14   -7,34     2,32   0,13   -8,79     2,78   0,13  ║ 
║  4    6    23   1     -6,38    17,72  0,54   -7,34    20,41   0,51   -8,79    24,43   0,49  ║ 
║  4    6    24   1     -6,38    64,86  0,74   -7,34    74,71   0,71   -8,79    87,73   0,68  ║ 
║  4    6    25   1     -6,47    60,82  0,75   -7,49    70,47   0,73   -9,03    80,77   0,70  ║ 
║  4    6    26   1     -6,47    17,97  0,55   -7,49    20,83   0,53   -9,03    25,09   0,51  ║ 
║  4    6    27   1     -6,47     9,72  0,39   -7,49    11,26   0,38   -9,03    13,56   0,37  ║ 
║  4    6    28   1     -6,47    12,74  0,68   -7,49    14,76   0,65   -9,03    17,78   0,63  ║ 
║  4    6    29   1     -6,47    26,48  0,66   -7,49    30,68   0,64   -9,03    36,96   0,62  ║ 
║  4    6    30   1     -6,47    26,48  0,65   -7,49    30,68   0,63   -9,03    36,96   0,61  ║ 
║  4    6    31   1     -6,47    12,74  0,68   -7,49    14,76   0,65   -9,03    17,78   0,63  ║ 
║  4    6    32   1     -6,47    11,21  0,43   -7,49    12,99   0,41   -9,03    15,65   0,40  ║ 
║  4    6    33   1     -6,47    17,97  0,55   -7,49    20,83   0,53   -9,03    25,09   0,51  ║ 
║  4    6    34   1     -6,47    65,79  0,75   -7,49    76,23   0,73   -9,03    87,42   0,70  ║ 
║  4    6    35   1     -6,58    63,40  0,78   -7,68    73,98   0,76   -9,32    81,59   0,73  ║ 
║  4    6    36   1     -6,58    51,67  0,72   -7,68    60,29   0,70   -9,32    71,27   0,68  ║ 
║  4    6    37   1     -6,58     7,00  0,38   -7,68     8,17   0,37   -9,32     9,92   0,36  ║ 
║  4    6    38   1     -6,58     5,25  0,37   -7,68     6,13   0,36   -9,32     7,44   0,35  ║ 
║  4    6    39   1     -6,58     7,00  0,44   -7,68     8,17   0,43   -9,32     9,92   0,42  ║ 
║  4    6    40   1     -6,58     6,11  0,34   -7,68     7,13   0,33   -9,32     8,65   0,32  ║ 
║  4    6    41   1     -6,58    52,18  0,74   -7,68    60,89   0,72   -9,32    70,68   0,70  ║ 
║  4    6    42   1     -6,58    66,43  0,75   -7,68    77,52   0,73   -9,32    88,47   0,71  ║ 
║  4    6    43   1     -6,77    65,24  0,91   -7,99    71,65   0,90   -9,82    71,65   0,88  ║ 
║  4    6    44   1     -6,77     3,80  0,36   -7,99     4,48   0,36   -9,82     5,51   0,35  ║ 
║  4    6    45   1     -6,77    67,84  0,93   -7,99    72,63   0,92   -9,82    72,63   0,90  ║ 
║  4    6    46   1     -7,07    89,67  1,00   -8,48    90,00   1,00  -10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4    6    47   1     -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4    6    48   1     -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,87   0,43  -10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4    6    49   1     -7,07    88,60  1,00   -8,48    88,60   1,00  -10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4    6    50   1      5,03    34,38  0,70    5,62    38,42   0,65    6,30    43,05   0,58  ║ 
║  4    6    51   1      5,19    35,47  0,72    5,89    40,22   0,68    6,72    45,91   0,62  ║ 
║  4    6    52   1      4,87     1,75  0,14    5,36     1,93   0,13    5,87     2,11   0,11  ║ 
║  4    6    53   1      5,36     1,93  0,15    6,16     2,22   0,14    7,16     2,57   0,13  ║ 
║  4    6    54   1     -6,26     4,23  0,42   -7,16     4,83   0,40   -8,49     5,74   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    6    55   1     -6,77     8,17  0,42   -7,99     9,64   0,42   -9,82    11,85   0,41  ║ 
║  4    6    56   1     -6,77     3,08  0,36   -7,99     3,64   0,35   -9,82     4,47   0,35  ║ 
║  4    6    57   1      4,56     4,80  0,35    4,85     5,11   0,31    5,07     5,34   0,26  ║ 
║  4    6    58   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,03    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    59   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,02    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    60   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,03    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    61   1      4,56    10,45  0,40    4,85    11,11   0,35    5,07    11,61   0,30  ║ 
║  4    6    62   1      4,56    10,45  0,36    4,85    11,11   0,32    5,07    11,61   0,27  ║ 
║  4    6    63   1      4,56    10,45  0,36    4,85    11,11   0,32    5,07    11,61   0,27  ║ 
║  4    6    64   1      4,56    10,45  0,41    4,85    11,11   0,36    5,07    11,61   0,30  ║ 
║  4    6    65   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,03    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    66   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,02    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    67   1      4,56     0,13  0,03    4,85     0,14   0,02    5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    68   1      4,56     6,17  0,51    4,85     6,56   0,45    5,07     6,86   0,38  ║ 
║  4    6    69   1      4,60     5,22  0,27    4,91     5,57   0,24    5,16     5,86   0,21  ║ 
║  4    6    70   1      4,60    11,28  0,39    4,91    12,04   0,35    5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4    6    71   1      4,60    11,28  0,38    4,91    12,04   0,34    5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4    6    72   1      4,60     5,55  0,31    4,91     5,92   0,28    5,16     6,23   0,23  ║ 
║  4    6    73   1      4,60     4,89  0,27    4,91     5,23   0,24    5,16     5,50   0,20  ║ 
║  4    6    74   1      4,60    11,28  0,39    4,91    12,04   0,34    5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4    6    75   1      4,60    11,28  0,38    4,91    12,04   0,34    5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4    6    76   1      4,60     5,88  0,29    4,91     6,28   0,26    5,16     6,60   0,22  ║ 
║  4    6    77   1      4,78     5,77  0,29    5,21     6,28   0,27    5,64     6,81   0,23  ║ 
║  4    6    78   1      4,78    11,73  0,42    5,21    12,78   0,38    5,64    13,84   0,33  ║ 
║  4    6    79   1      4,78    11,73  0,47    5,21    12,78   0,43    5,64    13,84   0,37  ║ 
║  4    6    80   1      4,78     5,42  0,24    5,21     5,91   0,22    5,64     6,40   0,19  ║ 
║  4    6    81   1      4,78     7,92  0,30    5,21     8,63   0,27    5,64     9,34   0,24  ║ 
║  4    6    82   1      4,78    15,65  0,43    5,21    17,05   0,39    5,64    18,47   0,33  ║ 
║  4    6    83   1      4,78     5,09  0,27    5,21     5,55   0,24    5,64     6,01   0,21  ║ 
║  4    6    84   1      4,87     5,18  0,38    5,36     5,70   0,35    5,87     6,25   0,30  ║ 
║  4    6    85   1      4,87    11,94  0,55    5,36    13,14   0,50    5,87    14,41   0,44  ║ 
║  4    6    86   1      4,87    40,14  0,72    5,36    44,15   0,66    5,87    48,43   0,58  ║ 
║  4    6    87   1      4,87    23,91  0,61    5,36    26,30   0,56    5,87    28,84   0,49  ║ 
║  4    6    88   1      4,87    11,94  0,43    5,36    13,14   0,40    5,87    14,41   0,35  ║ 
║  4    6    89   1      4,87    45,42  0,66    5,36    49,96   0,60    5,87    54,80   0,53  ║ 
║  4    6    90   1      4,78    17,61  0,47    5,21    19,19   0,43    5,64    20,79   0,37  ║ 
║  4    6    91   1      4,87    12,74  0,44    5,36    14,01   0,40    5,87    15,37   0,35  ║ 
║  4    6    92   1      4,87     9,59  0,41    5,36    10,55   0,37    5,87    11,57   0,33  ║ 
║  4    6    93   1      5,03    36,76  0,65    5,62    41,09   0,60    6,30    46,04   0,54  ║ 
║  4    6    94   1      5,03     2,82  0,20    5,62     3,15   0,19    6,30     3,53   0,17  ║ 
║  4    6    95   1     -3,97     2,26  0,19   -4,77     2,72   0,19   -6,05     3,45   0,20  ║ 
║  4    6    96   1     -8,30     3,56  0,35   -9,63     4,13   0,34  -11,53     4,94   0,32  ║ 
║  4    6    97   1      5,19    37,93  0,66    5,89    43,00   0,63    6,72    49,09   0,57  ║ 
║  4    6    98   1      5,19     2,91  0,21    5,89     3,30   0,20    6,72     3,77   0,18  ║ 
║  4    6    99   1      5,36     5,34  0,40    6,16     6,14   0,39    7,16     7,13   0,36  ║ 
║  4    6   100   1      5,36    13,15  0,60    6,16    15,12   0,58    7,16    17,56   0,53  ║ 
║  4    6   101   1      5,36    44,61  0,79    6,16    51,29   0,76    7,16    56,12   0,71  ║ 
║  4    6   102   1      5,36    26,32  0,68    6,16    30,26   0,65    7,16    35,15   0,61  ║ 
║  4    6   103   1      5,36    13,15  0,46    6,16    15,12   0,44    7,16    17,56   0,41  ║ 
║  4    6   104   1      5,36    49,18  0,68    6,16    56,54   0,65    7,16    65,69   0,60  ║ 
║  4    6   105   1      5,36     5,71  0,26    6,16     6,56   0,25    7,16     7,62   0,23  ║ 
║  4    6   106   1     -6,77     9,16  0,37   -7,99    10,81   0,36   -9,82    13,28   0,35  ║ 
║  4    6   107   1      5,45     5,80  0,31    6,31     6,71   0,30    7,39     7,86   0,28  ║ 
║  4    6   108   1      5,45    13,36  0,48    6,31    15,47   0,46    7,39    18,12   0,43  ║ 
║  4    6   109   1      5,45    13,36  0,55    6,31    15,47   0,53    7,39    18,12   0,50  ║ 
║  4    6   110   1      5,45     6,97  0,29    6,31     8,06   0,28    7,39     9,45   0,26  ║ 
║  4    6   111   1      5,45     9,02  0,39    6,31    10,44   0,37    7,39    12,23   0,35  ║ 
║  4    6   112   1      5,45    17,83  0,51    6,31    20,64   0,49    7,39    24,17   0,46  ║ 
║  4    6   113   1      5,45     4,35  0,25    6,31     5,03   0,24    7,39     5,90   0,23  ║ 
║  4    6   114   1      5,45    18,28  0,52    6,31    21,15   0,50    7,39    24,78   0,47  ║ 
║  4    6   115   1      5,63     5,99  0,32    6,61     7,03   0,31    7,87     8,37   0,30  ║ 
║  4    6   116   1      5,63    13,81  0,48    6,61    16,21   0,47    7,87    19,30   0,45  ║ 
║  4    6   117   1      5,63    13,81  0,47    6,61    16,21   0,46    7,87    19,30   0,44  ║ 
║  4    6   118   1      5,63     7,20  0,40    6,61     8,45   0,39    7,87    10,06   0,37  ║ 
║  4    6   119   1      5,63     5,99  0,32    6,61     7,03   0,32    7,87     8,37   0,30  ║ 
║  4    6   120   1      5,63    13,81  0,47    6,61    16,21   0,46    7,87    19,30   0,44  ║ 
║  4    6   121   1      5,63    13,81  0,46    6,61    16,21   0,45    7,87    19,30   0,43  ║ 
║  4    6   122   1      5,63     7,20  0,36    6,61     8,45   0,35    7,87    10,06   0,34  ║ 
║  4    6   123   1      5,67     4,89  0,45    6,68     5,76   0,44    7,98     6,88   0,42  ║ 
║  4    6   124   1      5,67     0,16  0,05    6,68     0,19   0,05    7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4    6   125   1      5,67     0,16  0,05    6,68     0,19   0,05    7,98     0,23   0,05  ║ 
║  4    6   126   1      5,67     0,16  0,04    6,68     0,19   0,04    7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4    6   127   1      5,67    13,46  0,49    6,68    15,84   0,48    7,98    18,93   0,46  ║ 
║  4    6   128   1      5,67    15,77  0,53    6,68    18,57   0,52    7,98    22,18   0,49  ║ 
║  4    6   129   1      5,67    10,28  0,42    6,68    12,10   0,41    7,98    14,46   0,39  ║ 
║  4    6   130   1      5,67    15,77  0,53    6,68    18,57   0,52    7,98    22,18   0,50  ║ 
║  4    6   131   1      5,67     0,16  0,04    6,68     0,19   0,04    7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4    6   132   1      5,67     0,16  0,05    6,68     0,19   0,05    7,98     0,23   0,05  ║ 
║  4    6   133   1      5,67     0,16  0,05    6,68     0,19   0,04    7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4    6   134   1      5,67     6,84  0,53    6,68     8,06   0,52    7,98     9,63   0,49  ║ 
║  4    6   135   1      5,36    13,15  0,72    6,16    15,12   0,69    7,16    17,56   0,64  ║ 
║  4    6   136   1     -5,96    71,07  0,84   -6,55    78,17   0,77   -7,76    84,68   0,73  ║ 
║  4    7     2   1     -5,96    71,07  0,84   -6,55    78,17   0,77   -7,76    84,68   0,73  ║ 
║  4    7     3   1     -6,21    62,93  0,82   -7,00    70,87   0,77   -8,42    77,12   0,74  ║ 
║  4    7     4   1     -6,21     9,05  0,48   -7,00    10,20   0,45   -8,42    12,26   0,43  ║ 
║  4    7     5   1     -6,21     4,27  0,34   -7,00     4,81   0,32   -8,42     5,79   0,31  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7     6   1     -6,21     4,20  0,34   -7,00     4,73   0,32   -8,42     5,69   0,30  ║ 
║  4    7     7   1     -6,21     5,77  0,37   -7,00     6,50   0,35   -8,42     7,81   0,33  ║ 
║  4    7     8   1     -6,21    69,39  0,86   -7,00    78,15   0,80   -8,42    81,09   0,77  ║ 
║  4    7     9   1     -6,38    63,42  0,75   -7,28    72,42   0,71   -8,84    84,68   0,69  ║ 
║  4    7    10   1     -6,38    47,59  0,77   -7,28    54,35   0,73   -8,84    61,63   0,71  ║ 
║  4    7    11   1     -6,38     6,79  0,35   -7,28     7,75   0,33   -8,84     9,41   0,32  ║ 
║  4    7    12   1     -6,38     9,58  0,41   -7,28    10,94   0,39   -8,84    13,28   0,38  ║ 
║  4    7    13   1     -6,38    11,55  0,45   -7,28    13,19   0,43   -8,84    16,01   0,42  ║ 
║  4    7    14   1     -6,38     6,79  0,34   -7,28     7,75   0,32   -8,84     9,41   0,31  ║ 
║  4    7    15   1     -6,38    55,06  0,81   -7,28    62,87   0,77   -8,84    68,19   0,75  ║ 
║  4    7    16   1     -6,38    60,48  0,73   -7,28    69,06   0,69   -8,84    82,99   0,67  ║ 
║  4    7    17   1     -6,47    60,89  0,75   -7,45    70,08   0,72   -9,08    80,92   0,70  ║ 
║  4    7    18   1     -6,47    18,00  0,54   -7,45    20,71   0,52   -9,08    25,25   0,50  ║ 
║  4    7    19   1     -6,47     4,11  0,22   -7,45     4,73   0,22   -9,08     5,77   0,21  ║ 
║  4    7    20   1     -6,48     7,01  0,35   -7,45     8,06   0,34   -9,09     9,83   0,33  ║ 
║  4    7    21   1     -6,48     7,78  0,37   -7,45     8,96   0,36   -9,09    10,92   0,35  ║ 
║  4    7    22   1     -6,47     2,05  0,14   -7,45     2,35   0,14   -9,08     2,87   0,13  ║ 
║  4    7    23   1     -6,47    18,00  0,54   -7,45    20,71   0,52   -9,08    25,25   0,51  ║ 
║  4    7    24   1     -6,47    65,87  0,75   -7,45    75,80   0,72   -9,08    87,73   0,70  ║ 
║  4    7    25   1     -6,55    61,63  0,76   -7,59    71,35   0,74   -9,28    80,77   0,72  ║ 
║  4    7    26   1     -6,55    18,21  0,56   -7,59    21,09   0,54   -9,28    25,81   0,52  ║ 
║  4    7    27   1     -6,55     9,84  0,40   -7,59    11,40   0,39   -9,28    13,95   0,38  ║ 
║  4    7    28   1     -6,55    12,91  0,69   -7,59    14,94   0,66   -9,28    18,29   0,65  ║ 
║  4    7    29   1     -6,55    26,83  0,67   -7,59    31,06   0,65   -9,28    38,01   0,63  ║ 
║  4    7    30   1     -6,55    26,83  0,66   -7,59    31,06   0,64   -9,28    38,01   0,63  ║ 
║  4    7    31   1     -6,55    12,91  0,69   -7,59    14,94   0,66   -9,28    18,29   0,65  ║ 
║  4    7    32   1     -6,55    11,36  0,44   -7,59    13,15   0,42   -9,28    16,09   0,41  ║ 
║  4    7    33   1     -6,55    18,21  0,55   -7,59    21,09   0,53   -9,28    25,81   0,52  ║ 
║  4    7    34   1     -6,55    66,67  0,76   -7,59    77,18   0,74   -9,28    87,42   0,72  ║ 
║  4    7    35   1     -6,65    64,07  0,79   -7,75    74,72   0,76   -9,53    81,59   0,75  ║ 
║  4    7    36   1     -6,65    52,22  0,73   -7,75    60,89   0,71   -9,53    71,27   0,70  ║ 
║  4    7    37   1     -6,65     7,08  0,38   -7,75     8,25   0,37   -9,53    10,15   0,36  ║ 
║  4    7    38   1     -6,65     5,31  0,37   -7,75     6,19   0,36   -9,53     7,61   0,35  ║ 
║  4    7    39   1     -6,65     7,08  0,44   -7,75     8,25   0,43   -9,53    10,15   0,43  ║ 
║  4    7    40   1     -6,65     6,17  0,34   -7,75     7,20   0,33   -9,53     8,85   0,33  ║ 
║  4    7    41   1     -6,65    52,74  0,75   -7,75    61,50   0,73   -9,53    70,68   0,71  ║ 
║  4    7    42   1     -6,65    67,14  0,76   -7,75    78,29   0,74   -9,53    88,47   0,73  ║ 
║  4    7    43   1     -6,81    65,66  0,92   -8,04    71,65   0,90   -9,95    71,65   0,89  ║ 
║  4    7    44   1     -6,81     3,82  0,36   -8,04     4,51   0,36   -9,95     5,58   0,35  ║ 
║  4    7    45   1     -6,81    68,27  0,94   -8,04    72,63   0,92   -9,95    72,63   0,92  ║ 
║  4    7    46   1     -7,07    89,67  1,00   -8,48    90,00   1,00  -10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4    7    47   1     -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4    7    48   1     -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,87   0,43  -10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4    7    49   1     -7,07    88,60  1,00   -8,48    88,60   1,00  -10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4    7    50   1     -0,07     0,46  0,01   -0,12     0,80   0,01   -0,17     1,18   0,02  ║ 
║  4    7    51   1      0,07     0,48  0,01    0,12     0,82   0,01    0,18     1,21   0,02  ║ 
║  4    7    52   1     -0,21     0,07  0,01   -0,36     0,13   0,01   -0,53     0,19   0,01  ║ 
║  4    7    53   1      0,21     0,08  0,01    0,37     0,13   0,01    0,55     0,20   0,01  ║ 
║  4    7    54   1     -6,38     4,31  0,42   -7,28     4,92   0,40   -8,84     5,97   0,39  ║ 
║  4    7    55   1     -6,81     8,22  0,43   -8,04     9,70   0,42   -9,95    12,00   0,41  ║ 
║  4    7    56   1     -6,81     3,10  0,36   -8,04     3,66   0,35   -9,95     4,53   0,35  ║ 
║  4    7    57   1     -0,47     0,49  0,04   -0,82     0,86   0,05   -1,20     1,27   0,06  ║ 
║  4    7    58   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    7    59   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    7    60   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    7    61   1     -0,47     1,08  0,04   -0,82     1,87   0,06   -1,21     2,76   0,07  ║ 
║  4    7    62   1     -0,47     1,08  0,04   -0,82     1,87   0,05   -1,21     2,76   0,06  ║ 
║  4    7    63   1     -0,47     1,08  0,04   -0,82     1,87   0,05   -1,21     2,76   0,06  ║ 
║  4    7    64   1     -0,47     1,08  0,04   -0,82     1,87   0,06   -1,21     2,76   0,07  ║ 
║  4    7    65   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,01  ║ 
║  4    7    66   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    7    67   1     -0,47     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,21     0,03   0,00  ║ 
║  4    7    68   1     -0,47     0,64  0,05   -0,82     1,11   0,08   -1,21     1,63   0,09  ║ 
║  4    7    69   1     -0,44     0,50  0,03   -0,77     0,87   0,04   -1,13     1,28   0,04  ║ 
║  4    7    70   1     -0,44     1,08  0,04   -0,77     1,88   0,05   -1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    7    71   1     -0,44     1,08  0,04   -0,77     1,88   0,05   -1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    7    72   1     -0,44     0,53  0,03   -0,77     0,92   0,04   -1,13     1,36   0,05  ║ 
║  4    7    73   1     -0,44     0,47  0,03   -0,77     0,81   0,04   -1,13     1,20   0,04  ║ 
║  4    7    74   1     -0,44     1,08  0,04   -0,77     1,88   0,05   -1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    7    75   1     -0,44     1,08  0,04   -0,77     1,88   0,05   -1,13     2,77   0,06  ║ 
║  4    7    76   1     -0,44     0,56  0,03   -0,77     0,98   0,04   -1,13     1,44   0,05  ║ 
║  4    7    77   1     -0,28     0,34  0,02   -0,49     0,59   0,03   -0,73     0,87   0,03  ║ 
║  4    7    78   1     -0,28     0,69  0,03   -0,49     1,21   0,04   -0,73     1,78   0,04  ║ 
║  4    7    79   1     -0,28     0,69  0,03   -0,49     1,21   0,04   -0,73     1,78   0,05  ║ 
║  4    7    80   1     -0,28     0,32  0,01   -0,49     0,56   0,02   -0,73     0,82   0,02  ║ 
║  4    7    81   1     -0,28     0,47  0,02   -0,49     0,82   0,03   -0,73     1,20   0,03  ║ 
║  4    7    82   1     -0,28     0,93  0,03   -0,49     1,61   0,04   -0,73     2,37   0,04  ║ 
║  4    7    83   1     -0,28     0,30  0,02   -0,49     0,52   0,02   -0,73     0,77   0,03  ║ 
║  4    7    84   1     -0,21     0,22  0,02   -0,36     0,38   0,02   -0,53     0,57   0,03  ║ 
║  4    7    85   1     -0,21     0,51  0,02   -0,36     0,88   0,03   -0,53     1,30   0,04  ║ 
║  4    7    86   1     -0,21     1,71  0,03   -0,36     2,97   0,04   -0,53     4,38   0,05  ║ 
║  4    7    87   1     -0,21     1,02  0,03   -0,36     1,77   0,04   -0,53     2,61   0,04  ║ 
║  4    7    88   1     -0,21     0,51  0,02   -0,36     0,88   0,03   -0,53     1,30   0,03  ║ 
║  4    7    89   1     -0,21     1,93  0,03   -0,36     3,36   0,04   -0,53     4,95   0,05  ║ 
║  4    7    90   1     -0,28     1,04  0,03   -0,49     1,81   0,04   -0,73     2,67   0,05  ║ 
║  4    7    91   1     -0,21     0,54  0,02   -0,36     0,94   0,03   -0,53     1,39   0,03  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7    92   1     -0,21     0,41  0,02   -0,36     0,71   0,03   -0,53     1,05   0,03  ║ 
║  4    7    93   1     -0,07     0,49  0,01   -0,12     0,86   0,01   -0,17     1,26   0,01  ║ 
║  4    7    94   1     -0,07     0,04  0,00   -0,12     0,07   0,00   -0,17     0,10   0,00  ║ 
║  4    7    95   1     -6,14     3,50  0,30   -7,20     4,11   0,29   -8,89     5,07   0,29  ║ 
║  4    7    96   1     -5,97     2,56  0,25   -7,00     3,00   0,25   -8,64     3,71   0,24  ║ 
║  4    7    97   1      0,07     0,51  0,01    0,12     0,88   0,01    0,18     1,29   0,02  ║ 
║  4    7    98   1      0,07     0,04  0,00    0,12     0,07   0,00    0,18     0,10   0,00  ║ 
║  4    7    99   1      0,21     0,21  0,02    0,37     0,37   0,02    0,55     0,54   0,03  ║ 
║  4    7   100   1      0,21     0,52  0,02    0,37     0,91   0,03    0,55     1,34   0,04  ║ 
║  4    7   101   1      0,21     1,78  0,03    0,37     3,08   0,05    0,55     4,54   0,05  ║ 
║  4    7   102   1      0,21     1,05  0,03    0,37     1,82   0,04    0,55     2,68   0,05  ║ 
║  4    7   103   1      0,21     0,52  0,02    0,37     0,91   0,03    0,55     1,34   0,03  ║ 
║  4    7   104   1      0,21     1,96  0,03    0,37     3,40   0,04    0,55     5,00   0,05  ║ 
║  4    7   105   1      0,21     0,23  0,01    0,37     0,39   0,02    0,55     0,58   0,02  ║ 
║  4    7   106   1     -6,81     9,21  0,37   -8,04    10,87   0,36   -9,95    13,46   0,36  ║ 
║  4    7   107   1      0,29     0,31  0,02    0,50     0,53   0,02    0,73     0,78   0,03  ║ 
║  4    7   108   1      0,29     0,71  0,03    0,50     1,22   0,04    0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    7   109   1      0,29     0,71  0,03    0,50     1,22   0,04    0,73     1,80   0,05  ║ 
║  4    7   110   1      0,29     0,37  0,02    0,50     0,64   0,02    0,73     0,94   0,03  ║ 
║  4    7   111   1      0,29     0,48  0,02    0,50     0,83   0,03    0,73     1,22   0,03  ║ 
║  4    7   112   1      0,29     0,94  0,03    0,50     1,63   0,04    0,73     2,40   0,05  ║ 
║  4    7   113   1      0,29     0,23  0,01    0,50     0,40   0,02    0,73     0,59   0,02  ║ 
║  4    7   114   1      0,29     0,97  0,03    0,50     1,67   0,04    0,73     2,46   0,05  ║ 
║  4    7   115   1      0,45     0,47  0,03    0,77     0,82   0,04    1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    7   116   1      0,45     1,09  0,04    0,77     1,89   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7   117   1      0,45     1,09  0,04    0,77     1,89   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7   118   1      0,45     0,57  0,03    0,77     0,99   0,05    1,14     1,45   0,05  ║ 
║  4    7   119   1      0,45     0,47  0,03    0,77     0,82   0,04    1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    7   120   1      0,45     1,09  0,04    0,77     1,89   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7   121   1      0,45     1,09  0,04    0,77     1,89   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7   122   1      0,45     0,57  0,03    0,77     0,99   0,04    1,14     1,45   0,05  ║ 
║  4    7   123   1      0,48     0,42  0,04    0,84     0,72   0,06    1,23     1,06   0,07  ║ 
║  4    7   124   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,01    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   125   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,01    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   126   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,00    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   127   1      0,48     1,14  0,04    0,84     1,99   0,06    1,23     2,92   0,07  ║ 
║  4    7   128   1      0,48     1,34  0,04    0,84     2,33   0,06    1,23     3,43   0,08  ║ 
║  4    7   129   1      0,48     0,87  0,04    0,84     1,52   0,05    1,23     2,23   0,06  ║ 
║  4    7   130   1      0,48     1,34  0,05    0,84     2,33   0,07    1,23     3,43   0,08  ║ 
║  4    7   131   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,01    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   132   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,01    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   133   1      0,48     0,01  0,00    0,84     0,02   0,01    1,23     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   134   1      0,48     0,58  0,04    0,84     1,01   0,06    1,23     1,49   0,08  ║ 
║  4    7   135   1      0,21     0,52  0,03    0,37     0,91   0,04    0,55     1,34   0,05  ║ 
║  4    7   136   1     -6,06    72,27  0,85   -6,66    79,49   0,78   -8,01    84,68   0,75  ║ 
║  4    8     2   1     -6,06    72,27  0,85   -6,66    79,49   0,78   -8,01    84,68   0,75  ║ 
║  4    8     3   1     -6,29    63,72  0,83   -7,08    71,74   0,78   -8,61    77,12   0,75  ║ 
║  4    8     4   1     -6,29     9,17  0,48   -7,08    10,32   0,45   -8,61    12,55   0,44  ║ 
║  4    8     5   1     -6,29     4,32  0,35   -7,08     4,87   0,32   -8,61     5,92   0,32  ║ 
║  4    8     6   1     -6,29     4,25  0,34   -7,08     4,78   0,32   -8,61     5,82   0,31  ║ 
║  4    8     7   1     -6,29     5,84  0,37   -7,08     6,58   0,35   -8,61     7,99   0,34  ║ 
║  4    8     8   1     -6,29    70,26  0,87   -7,08    79,10   0,81   -8,61    81,09   0,79  ║ 
║  4    8     9   1     -6,44    64,05  0,76   -7,35    73,11   0,72   -8,99    84,68   0,70  ║ 
║  4    8    10   1     -6,44    48,06  0,78   -7,35    54,86   0,74   -8,99    61,63   0,73  ║ 
║  4    8    11   1     -6,44     6,86  0,35   -7,35     7,83   0,33   -8,99     9,57   0,33  ║ 
║  4    8    12   1     -6,44     9,68  0,41   -7,35    11,05   0,39   -8,99    13,51   0,38  ║ 
║  4    8    13   1     -6,44    11,67  0,46   -7,35    13,32   0,44   -8,99    16,29   0,43  ║ 
║  4    8    14   1     -6,44     6,86  0,34   -7,35     7,83   0,32   -8,99     9,57   0,32  ║ 
║  4    8    15   1     -6,44    55,60  0,82   -7,35    63,46   0,78   -8,99    68,19   0,76  ║ 
║  4    8    16   1     -6,44    61,08  0,74   -7,35    69,71   0,70   -8,99    82,99   0,69  ║ 
║  4    8    17   1     -6,53    61,40  0,76   -7,51    70,63   0,73   -9,22    80,92   0,71  ║ 
║  4    8    18   1     -6,53    18,15  0,54   -7,51    20,88   0,52   -9,22    25,62   0,51  ║ 
║  4    8    19   1     -6,53     4,15  0,23   -7,51     4,77   0,22   -9,22     5,86   0,21  ║ 
║  4    8    20   1     -6,53     7,06  0,36   -7,51     8,13   0,34   -9,22     9,98   0,34  ║ 
║  4    8    21   1     -6,53     7,85  0,38   -7,51     9,03   0,36   -9,22    11,08   0,35  ║ 
║  4    8    22   1     -6,53     2,06  0,14   -7,51     2,37   0,14   -9,22     2,91   0,13  ║ 
║  4    8    23   1     -6,53    18,15  0,55   -7,51    20,88   0,53   -9,22    25,62   0,52  ║ 
║  4    8    24   1     -6,53    66,42  0,76   -7,51    76,40   0,73   -9,22    87,73   0,71  ║ 
║  4    8    25   1     -6,60    62,07  0,77   -7,64    71,83   0,74   -9,40    80,77   0,73  ║ 
║  4    8    26   1     -6,60    18,35  0,56   -7,64    21,23   0,54   -9,40    26,13   0,53  ║ 
║  4    8    27   1     -6,60     9,92  0,40   -7,64    11,48   0,39   -9,40    14,12   0,38  ║ 
║  4    8    28   1     -6,60    13,00  0,69   -7,64    15,04   0,67   -9,40    18,51   0,66  ║ 
║  4    8    29   1     -6,60    27,02  0,68   -7,64    31,27   0,65   -9,40    38,49   0,64  ║ 
║  4    8    30   1     -6,60    27,02  0,67   -7,64    31,27   0,64   -9,40    38,49   0,63  ║ 
║  4    8    31   1     -6,60    13,00  0,69   -7,64    15,04   0,67   -9,40    18,51   0,66  ║ 
║  4    8    32   1     -6,60    11,44  0,44   -7,64    13,24   0,42   -9,40    16,29   0,42  ║ 
║  4    8    33   1     -6,60    18,35  0,56   -7,64    21,23   0,54   -9,40    26,13   0,53  ║ 
║  4    8    34   1     -6,60    67,14  0,77   -7,64    77,70   0,74   -9,40    87,42   0,73  ║ 
║  4    8    35   1     -6,69    64,44  0,79   -7,80    75,12   0,77   -9,62    81,59   0,76  ║ 
║  4    8    36   1     -6,69    52,52  0,74   -7,80    61,22   0,72   -9,62    71,27   0,71  ║ 
║  4    8    37   1     -6,69     7,12  0,38   -7,80     8,30   0,37   -9,62    10,25   0,37  ║ 
║  4    8    38   1     -6,69     5,34  0,37   -7,80     6,22   0,36   -9,62     7,68   0,36  ║ 
║  4    8    39   1     -6,69     7,12  0,45   -7,80     8,30   0,43   -9,62    10,25   0,43  ║ 
║  4    8    40   1     -6,69     6,21  0,35   -7,80     7,24   0,34   -9,62     8,93   0,33  ║ 
║  4    8    41   1     -6,69    53,04  0,75   -7,80    61,83   0,73   -9,62    70,68   0,72  ║ 
║  4    8    42   1     -6,69    67,52  0,76   -7,80    78,71   0,74   -9,62    88,47   0,73  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    8    43   1     -6,84    65,88  0,92   -8,06    71,65   0,90  -10,01    71,65   0,90  ║ 
║  4    8    44   1     -6,84     3,83  0,36   -8,06     4,52   0,36  -10,01     5,61   0,36  ║ 
║  4    8    45   1     -6,84    68,51  0,94   -8,06    72,63   0,93  -10,01    72,63   0,92  ║ 
║  4    8    46   1     -7,07    89,67  1,00   -8,48    90,00   1,00  -10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4    8    47   1     -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4    8    48   1     -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,87   0,43  -10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4    8    49   1     -7,07    88,60  1,00   -8,48    88,60   1,00  -10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4    8    50   1     -5,29    36,11  0,73   -5,98    40,88   0,69   -6,73    46,00   0,62  ║ 
║  4    8    51   1     -5,16    35,26  0,71   -5,76    39,35   0,66   -6,42    43,82   0,59  ║ 
║  4    8    52   1     -5,41     1,95  0,15   -6,21     2,23   0,15   -7,06     2,54   0,13  ║ 
║  4    8    53   1     -5,03     1,81  0,14   -5,52     1,99   0,13   -6,08     2,19   0,11  ║ 
║  4    8    54   1     -6,44     4,35  0,43   -7,35     4,97   0,41   -8,99     6,07   0,40  ║ 
║  4    8    55   1     -6,84     8,25  0,43   -8,06     9,73   0,42  -10,01    12,07   0,42  ║ 
║  4    8    56   1     -6,83     3,11  0,36   -8,06     3,67   0,35  -10,00     4,55   0,35  ║ 
║  4    8    57   1     -5,65     5,95  0,43   -6,64     6,99   0,42   -7,67     8,07   0,39  ║ 
║  4    8    58   1     -5,65     0,16  0,04   -6,65     0,19   0,04   -7,68     0,22   0,04  ║ 
║  4    8    59   1     -5,65     0,16  0,03   -6,65     0,19   0,03   -7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    8    60   1     -5,65     0,16  0,04   -6,65     0,19   0,04   -7,68     0,22   0,04  ║ 
║  4    8    61   1     -5,65    12,95  0,50   -6,65    15,22   0,49   -7,68    17,58   0,45  ║ 
║  4    8    62   1     -5,65    12,95  0,45   -6,65    15,22   0,44   -7,68    17,58   0,41  ║ 
║  4    8    63   1     -5,65    12,95  0,45   -6,65    15,22   0,44   -7,68    17,58   0,41  ║ 
║  4    8    64   1     -5,65    12,95  0,50   -6,65    15,22   0,49   -7,68    17,58   0,45  ║ 
║  4    8    65   1     -5,65     0,16  0,04   -6,65     0,19   0,04   -7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    8    66   1     -5,65     0,16  0,03   -6,65     0,19   0,03   -7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    8    67   1     -5,65     0,16  0,03   -6,65     0,19   0,03   -7,68     0,22   0,03  ║ 
║  4    8    68   1     -5,65     7,65  0,63   -6,65     8,99   0,62   -7,68    10,38   0,57  ║ 
║  4    8    69   1     -5,63     6,38  0,34   -6,60     7,48   0,33   -7,60     8,63   0,30  ║ 
║  4    8    70   1     -5,63    13,80  0,48   -6,60    16,18   0,47   -7,60    18,65   0,43  ║ 
║  4    8    71   1     -5,63    13,80  0,47   -6,60    16,18   0,46   -7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    8    72   1     -5,63     6,79  0,38   -6,60     7,96   0,37   -7,60     9,17   0,34  ║ 
║  4    8    73   1     -5,63     5,99  0,33   -6,60     7,02   0,32   -7,60     8,10   0,30  ║ 
║  4    8    74   1     -5,63    13,80  0,47   -6,60    16,18   0,46   -7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    8    75   1     -5,63    13,80  0,47   -6,60    16,18   0,46   -7,60    18,65   0,42  ║ 
║  4    8    76   1     -5,63     7,19  0,36   -6,60     8,43   0,35   -7,60     9,72   0,32  ║ 
║  4    8    77   1     -5,48     6,61  0,34   -6,34     7,64   0,32   -7,24     8,73   0,30  ║ 
║  4    8    78   1     -5,48    13,45  0,49   -6,34    15,55   0,47   -7,24    17,75   0,43  ║ 
║  4    8    79   1     -5,48    13,45  0,54   -6,34    15,55   0,52   -7,24    17,75   0,47  ║ 
║  4    8    80   1     -5,48     6,22  0,27   -6,34     7,19   0,26   -7,24     8,21   0,24  ║ 
║  4    8    81   1     -5,48     9,08  0,34   -6,34    10,49   0,33   -7,24    11,98   0,30  ║ 
║  4    8    82   1     -5,48    17,94  0,49   -6,34    20,74   0,47   -7,24    23,69   0,43  ║ 
║  4    8    83   1     -5,48     5,84  0,31   -6,34     6,75   0,29   -7,24     7,71   0,27  ║ 
║  4    8    84   1     -5,41     5,76  0,42   -6,21     6,61   0,40   -7,06     7,52   0,36  ║ 
║  4    8    85   1     -5,41    13,28  0,61   -6,21    15,24   0,58   -7,06    17,32   0,53  ║ 
║  4    8    86   1     -5,41    44,63  0,80   -6,21    51,22   0,77   -7,06    55,47   0,70  ║ 
║  4    8    87   1     -5,41    26,58  0,68   -6,21    30,51   0,65   -7,06    34,67   0,59  ║ 
║  4    8    88   1     -5,41    13,28  0,48   -6,21    15,24   0,46   -7,06    17,32   0,42  ║ 
║  4    8    89   1     -5,41    50,50  0,73   -6,21    57,96   0,70   -7,06    65,86   0,63  ║ 
║  4    8    90   1     -5,48    20,20  0,54   -6,34    23,35   0,52   -7,24    26,66   0,48  ║ 
║  4    8    91   1     -5,41    14,16  0,48   -6,21    16,25   0,46   -7,06    18,47   0,42  ║ 
║  4    8    92   1     -5,41    10,66  0,45   -6,21    12,24   0,43   -7,06    13,91   0,39  ║ 
║  4    8    93   1     -5,29    38,61  0,68   -5,98    43,71   0,64   -6,73    49,19   0,58  ║ 
║  4    8    94   1     -5,29     2,96  0,21   -5,98     3,36   0,20   -6,73     3,78   0,18  ║ 
║  4    8    95   1     -8,33     4,74  0,40   -9,66     5,51   0,39  -11,68     6,66   0,38  ║ 
║  4    8    96   1     -3,56     1,53  0,15   -4,30     1,84   0,15   -5,65     2,42   0,16  ║ 
║  4    8    97   1     -5,16    37,70  0,66   -5,76    42,07   0,61   -6,42    46,86   0,55  ║ 
║  4    8    98   1     -5,16     2,89  0,21   -5,76     3,23   0,19   -6,42     3,60   0,17  ║ 
║  4    8    99   1     -5,03     5,01  0,38   -5,52     5,50   0,35   -6,08     6,05   0,31  ║ 
║  4    8   100   1     -5,03    12,34  0,56   -5,52    13,55   0,52   -6,08    14,91   0,45  ║ 
║  4    8   101   1     -5,03    41,86  0,75   -5,52    45,97   0,68   -6,08    50,59   0,60  ║ 
║  4    8   102   1     -5,03    24,70  0,64   -5,52    27,12   0,58   -6,08    29,85   0,51  ║ 
║  4    8   103   1     -5,03    12,34  0,43   -5,52    13,55   0,39   -6,08    14,91   0,35  ║ 
║  4    8   104   1     -5,03    46,15  0,64   -5,52    50,68   0,58   -6,08    55,77   0,51  ║ 
║  4    8   105   1     -5,03     5,36  0,25   -5,52     5,88   0,23   -6,08     6,47   0,20  ║ 
║  4    8   106   1     -6,84     9,25  0,37   -8,06    10,91   0,36  -10,01    13,53   0,36  ║ 
║  4    8   107   1     -4,96     5,28  0,28   -5,40     5,75   0,26   -5,91     6,29   0,23  ║ 
║  4    8   108   1     -4,96    12,17  0,43   -5,40    13,25   0,39   -5,91    14,49   0,34  ║ 
║  4    8   109   1     -4,96    12,17  0,50   -5,40    13,25   0,45   -5,91    14,49   0,40  ║ 
║  4    8   110   1     -4,96     6,35  0,26   -5,40     6,91   0,24   -5,91     7,55   0,21  ║ 
║  4    8   111   1     -4,96     8,22  0,35   -5,40     8,95   0,32   -5,91     9,78   0,28  ║ 
║  4    8   112   1     -4,96    16,24  0,46   -5,40    17,68   0,42   -5,91    19,33   0,37  ║ 
║  4    8   113   1     -4,96     3,96  0,23   -5,40     4,31   0,21   -5,91     4,72   0,18  ║ 
║  4    8   114   1     -4,96    16,65  0,47   -5,40    18,13   0,43   -5,91    19,82   0,37  ║ 
║  4    8   115   1     -4,82     5,13  0,27   -5,15     5,48   0,24   -5,54     5,90   0,21  ║ 
║  4    8   116   1     -4,82    11,82  0,41   -5,15    12,62   0,36   -5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    8   117   1     -4,82    11,82  0,40   -5,15    12,62   0,36   -5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    8   118   1     -4,82     6,16  0,34   -5,15     6,58   0,30   -5,54     7,08   0,26  ║ 
║  4    8   119   1     -4,82     5,13  0,28   -5,15     5,48   0,25   -5,54     5,90   0,21  ║ 
║  4    8   120   1     -4,82    11,82  0,40   -5,15    12,62   0,36   -5,54    13,59   0,31  ║ 
║  4    8   121   1     -4,82    11,82  0,40   -5,15    12,62   0,35   -5,54    13,59   0,30  ║ 
║  4    8   122   1     -4,82     6,16  0,31   -5,15     6,58   0,28   -5,54     7,08   0,24  ║ 
║  4    8   123   1     -4,79     4,13  0,38   -5,08     4,39   0,34   -5,45     4,70   0,29  ║ 
║  4    8   124   1     -4,79     0,14  0,04   -5,08     0,15   0,03   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   125   1     -4,79     0,14  0,04   -5,08     0,15   0,04   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   126   1     -4,79     0,14  0,03   -5,08     0,15   0,03   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   127   1     -4,79    11,35  0,41   -5,08    12,06   0,36   -5,45    12,93   0,31  ║ 
║  4    8   128   1     -4,79    13,30  0,45   -5,08    14,13   0,39   -5,45    15,16   0,34  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    8   129   1     -4,79     8,67  0,35   -5,08     9,21   0,31   -5,45     9,88   0,27  ║ 
║  4    8   130   1     -4,79    13,30  0,45   -5,08    14,13   0,40   -5,45    15,16   0,34  ║ 
║  4    8   131   1     -4,79     0,14  0,04   -5,08     0,15   0,03   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   132   1     -4,79     0,14  0,04   -5,08     0,15   0,04   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   133   1     -4,79     0,14  0,04   -5,08     0,15   0,03   -5,45     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   134   1     -4,79     5,77  0,44   -5,08     6,13   0,39   -5,45     6,58   0,34  ║ 
║  4    8   135   1     -5,03    12,34  0,68   -5,52    13,55   0,62   -6,08    14,91   0,55  ║ 
║  4    8   136   1     -2,69    32,14  0,38   -3,12    37,19   0,37   -3,58    42,69   0,34  ║ 
║  4    9     2   1     -2,69    32,14  0,38   -3,12    37,19   0,37   -3,58    42,69   0,34  ║ 
║  4    9     3   1     -2,74    27,79  0,36   -3,18    32,23   0,35   -3,65    36,96   0,32  ║ 
║  4    9     4   1     -2,74     4,00  0,21   -3,18     4,64   0,20   -3,65     5,32   0,19  ║ 
║  4    9     5   1     -2,74     1,89  0,15   -3,18     2,19   0,15   -3,65     2,51   0,13  ║ 
║  4    9     6   1     -2,74     1,85  0,15   -3,18     2,15   0,14   -3,65     2,47   0,13  ║ 
║  4    9     7   1     -2,74     2,55  0,16   -3,18     2,95   0,16   -3,65     3,39   0,14  ║ 
║  4    9     8   1     -2,74    30,64  0,38   -3,18    35,54   0,37   -3,65    40,75   0,34  ║ 
║  4    9     9   1     -2,78    27,60  0,33   -3,22    32,05   0,32   -3,69    36,74   0,29  ║ 
║  4    9    10   1     -2,78    20,71  0,34   -3,22    24,05   0,33   -3,69    27,57   0,30  ║ 
║  4    9    11   1     -2,78     2,95  0,15   -3,22     3,43   0,15   -3,69     3,93   0,13  ║ 
║  4    9    12   1     -2,78     4,17  0,18   -3,22     4,84   0,17   -3,69     5,55   0,16  ║ 
║  4    9    13   1     -2,78     5,03  0,20   -3,22     5,84   0,19   -3,69     6,69   0,18  ║ 
║  4    9    14   1     -2,78     2,95  0,15   -3,22     3,43   0,14   -3,69     3,93   0,13  ║ 
║  4    9    15   1     -2,78    23,96  0,35   -3,22    27,83   0,34   -3,69    31,89   0,31  ║ 
║  4    9    16   1     -2,78    26,32  0,32   -3,22    30,57   0,31   -3,69    35,03   0,28  ║ 
║  4    9    17   1     -2,79    26,28  0,32   -3,25    30,55   0,31   -3,72    35,00   0,29  ║ 
║  4    9    18   1     -2,79     7,77  0,23   -3,25     9,03   0,22   -3,72    10,34   0,21  ║ 
║  4    9    19   1     -2,79     1,78  0,10   -3,25     2,06   0,09   -3,72     2,36   0,09  ║ 
║  4    9    20   1     -2,79     3,02  0,15   -3,25     3,51   0,15   -3,72     4,03   0,14  ║ 
║  4    9    21   1     -2,79     3,36  0,16   -3,25     3,90   0,16   -3,72     4,47   0,14  ║ 
║  4    9    22   1     -2,79     0,88  0,06   -3,25     1,03   0,06   -3,72     1,18   0,05  ║ 
║  4    9    23   1     -2,79     7,77  0,23   -3,25     9,03   0,23   -3,72    10,34   0,21  ║ 
║  4    9    24   1     -2,79    28,42  0,32   -3,25    33,04   0,31   -3,72    37,86   0,29  ║ 
║  4    9    25   1     -2,81    26,42  0,33   -3,27    30,73   0,32   -3,74    35,20   0,29  ║ 
║  4    9    26   1     -2,81     7,81  0,24   -3,27     9,08   0,23   -3,74    10,40   0,21  ║ 
║  4    9    27   1     -2,81     4,22  0,17   -3,27     4,91   0,17   -3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4    9    28   1     -2,81     5,53  0,29   -3,27     6,44   0,29   -3,74     7,37   0,26  ║ 
║  4    9    29   1     -2,81    11,50  0,29   -3,27    13,38   0,28   -3,74    15,32   0,26  ║ 
║  4    9    30   1     -2,81    11,50  0,28   -3,27    13,38   0,28   -3,74    15,32   0,25  ║ 
║  4    9    31   1     -2,81     5,53  0,29   -3,27     6,44   0,29   -3,74     7,37   0,26  ║ 
║  4    9    32   1     -2,81     4,87  0,19   -3,27     5,66   0,18   -3,74     6,49   0,17  ║ 
║  4    9    33   1     -2,81     7,81  0,24   -3,27     9,08   0,23   -3,74    10,40   0,21  ║ 
║  4    9    34   1     -2,81    28,58  0,33   -3,27    33,24   0,32   -3,74    38,08   0,29  ║ 
║  4    9    35   1     -2,83    27,25  0,33   -3,29    31,72   0,32   -3,77    36,32   0,30  ║ 
║  4    9    36   1     -2,83    22,20  0,31   -3,29    25,85   0,30   -3,77    29,60   0,28  ║ 
║  4    9    37   1     -2,83     3,01  0,16   -3,29     3,50   0,16   -3,77     4,01   0,14  ║ 
║  4    9    38   1     -2,83     2,26  0,16   -3,29     2,63   0,15   -3,77     3,01   0,14  ║ 
║  4    9    39   1     -2,83     3,01  0,19   -3,29     3,50   0,18   -3,77     4,01   0,17  ║ 
║  4    9    40   1     -2,83     2,62  0,15   -3,29     3,06   0,14   -3,77     3,50   0,13  ║ 
║  4    9    41   1     -2,83    22,43  0,32   -3,29    26,11   0,31   -3,77    29,90   0,28  ║ 
║  4    9    42   1     -2,83    28,55  0,32   -3,29    33,24   0,31   -3,77    38,06   0,29  ║ 
║  4    9    43   1     -2,86    27,55  0,38   -3,33    32,12   0,37   -3,81    36,76   0,34  ║ 
║  4    9    44   1     -2,86     1,60  0,15   -3,33     1,87   0,15   -3,81     2,14   0,14  ║ 
║  4    9    45   1     -2,86    28,65  0,39   -3,33    33,40   0,38   -3,81    38,22   0,35  ║ 
║  4    9    46   1     -2,91    36,89  0,41   -3,40    43,09   0,40   -3,88    49,28   0,37  ║ 
║  4    9    47   1     -2,91     1,63  0,13   -3,40     1,90   0,13   -3,88     2,18   0,12  ║ 
║  4    9    48   1     -2,91     2,70  0,17   -3,40     3,15   0,17   -3,88     3,61   0,16  ║ 
║  4    9    49   1     -2,91    36,45  0,41   -3,40    42,58   0,40   -3,88    48,69   0,37  ║ 
║  4    9    50   1     -6,70    45,78  0,93   -8,04    49,22   0,93  -10,05    49,22   0,93  ║ 
║  4    9    51   1     -6,68    45,60  0,92   -8,01    49,47   0,92  -10,02    49,47   0,92  ║ 
║  4    9    52   1     -6,73     2,42  0,19   -8,07     2,90   0,19  -10,09     3,63   0,19  ║ 
║  4    9    53   1     -6,65     2,39  0,18   -7,97     2,87   0,18   -9,98     3,59   0,18  ║ 
║  4    9    54   1     -2,78     1,87  0,18   -3,22     2,18   0,18   -3,69     2,50   0,16  ║ 
║  4    9    55   1     -2,86     3,45  0,18   -3,33     4,02   0,17   -3,81     4,60   0,16  ║ 
║  4    9    56   1     -2,86     1,30  0,15   -3,33     1,52   0,15   -3,81     1,74   0,13  ║ 
║  4    9    57   1     -6,78     7,13  0,52   -8,14     8,56   0,52  -10,17    10,69   0,52  ║ 
║  4    9    58   1     -6,78     0,20  0,05   -8,14     0,24   0,05  -10,17     0,29   0,05  ║ 
║  4    9    59   1     -6,78     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    9    60   1     -6,78     0,20  0,05   -8,14     0,24   0,05  -10,17     0,29   0,05  ║ 
║  4    9    61   1     -6,78    15,53  0,59   -8,14    18,65   0,60  -10,17    23,29   0,59  ║ 
║  4    9    62   1     -6,78    15,53  0,54   -8,14    18,65   0,54  -10,17    23,29   0,54  ║ 
║  4    9    63   1     -6,78    15,53  0,54   -8,14    18,65   0,54  -10,17    23,29   0,54  ║ 
║  4    9    64   1     -6,78    15,53  0,60   -8,14    18,65   0,60  -10,17    23,29   0,60  ║ 
║  4    9    65   1     -6,78     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    9    66   1     -6,78     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    9    67   1     -6,78     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,17     0,29   0,04  ║ 
║  4    9    68   1     -6,78     9,17  0,76   -8,14    11,01   0,76  -10,17    12,13   0,76  ║ 
║  4    9    69   1     -6,77     7,69  0,40   -8,13     9,23   0,41  -10,16    11,53   0,40  ║ 
║  4    9    70   1     -6,77    16,61  0,57   -8,13    19,95   0,57  -10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    9    71   1     -6,77    16,61  0,57   -8,13    19,95   0,57  -10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    9    72   1     -6,77     8,17  0,46   -8,13     9,81   0,46  -10,16    12,25   0,46  ║ 
║  4    9    73   1     -6,77     7,21  0,39   -8,13     8,66   0,39  -10,16    10,81   0,39  ║ 
║  4    9    74   1     -6,77    16,61  0,57   -8,13    19,95   0,57  -10,16    24,91   0,57  ║ 
║  4    9    75   1     -6,77    16,61  0,56   -8,13    19,95   0,56  -10,16    24,91   0,56  ║ 
║  4    9    76   1     -6,77     8,66  0,43   -8,13    10,40   0,43  -10,16    12,99   0,43  ║ 
║  4    9    77   1     -6,74     8,13  0,41   -8,09     9,76   0,41  -10,11    12,20   0,41  ║ 
║  4    9    78   1     -6,74    16,54  0,60   -8,09    19,85   0,60  -10,11    24,81   0,60  ║ 
║  4    9    79   1     -6,74    16,54  0,66   -8,09    19,85   0,66  -10,11    24,81   0,66  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    9    80   1     -6,74     7,65  0,34   -8,09     9,18   0,34  -10,11    11,48   0,34  ║ 
║  4    9    81   1     -6,74    11,16  0,42   -8,09    13,40   0,42  -10,11    16,75   0,42  ║ 
║  4    9    82   1     -6,74    22,07  0,60   -8,09    26,49   0,60  -10,11    33,10   0,60  ║ 
║  4    9    83   1     -6,74     7,18  0,38   -8,09     8,62   0,38  -10,11    10,77   0,38  ║ 
║  4    9    84   1     -6,73     7,16  0,52   -8,07     8,60   0,52  -10,09    10,74   0,52  ║ 
║  4    9    85   1     -6,73    16,50  0,76   -8,07    19,81   0,76  -10,09    21,72   0,76  ║ 
║  4    9    86   1     -6,73    55,47  1,00   -8,07    55,47   1,00  -10,09    55,47   1,00  ║ 
║  4    9    87   1     -6,73    33,04  0,84   -8,07    39,35   0,84  -10,09    39,35   0,84  ║ 
║  4    9    88   1     -6,73    16,50  0,60   -8,07    19,81   0,60  -10,09    24,76   0,60  ║ 
║  4    9    89   1     -6,73    62,77  0,91   -8,07    69,30   0,91  -10,09    69,30   0,91  ║ 
║  4    9    90   1     -6,74    24,84  0,67   -8,09    29,82   0,67  -10,11    37,26   0,67  ║ 
║  4    9    91   1     -6,73    17,60  0,60   -8,07    21,12   0,60  -10,09    26,40   0,60  ║ 
║  4    9    92   1     -6,73    13,25  0,56   -8,07    15,90   0,56  -10,09    19,88   0,56  ║ 
║  4    9    93   1     -6,70    48,95  0,86   -8,04    56,79   0,86  -10,05    56,79   0,86  ║ 
║  4    9    94   1     -6,70     3,76  0,27   -8,04     4,51   0,27  -10,05     5,64   0,27  ║ 
║  4    9    95   1     -5,36     3,05  0,26   -6,34     3,61   0,26   -7,61     4,34   0,25  ║ 
║  4    9    96   1      0,60     0,26  0,03    0,80     0,34   0,03    1,32     0,56   0,04  ║ 
║  4    9    97   1     -6,68    48,76  0,85   -8,01    57,10   0,85  -10,02    57,10   0,85  ║ 
║  4    9    98   1     -6,68     3,74  0,27   -8,01     4,49   0,27  -10,02     5,62   0,27  ║ 
║  4    9    99   1     -6,65     6,62  0,50   -7,97     7,93   0,50   -9,98     9,93   0,50  ║ 
║  4    9   100   1     -6,65    16,31  0,74   -7,97    19,55   0,74   -9,98    21,90   0,75  ║ 
║  4    9   101   1     -6,65    55,32  0,99   -7,97    56,12   0,98   -9,98    56,12   0,99  ║ 
║  4    9   102   1     -6,65    32,64  0,84   -7,97    38,73   0,84   -9,98    38,73   0,84  ║ 
║  4    9   103   1     -6,65    16,31  0,57   -7,97    19,55   0,57   -9,98    24,47   0,57  ║ 
║  4    9   104   1     -6,65    60,98  0,84   -7,97    72,46   0,84   -9,98    72,46   0,84  ║ 
║  4    9   105   1     -6,65     7,08  0,33   -7,97     8,48   0,33   -9,98    10,62   0,33  ║ 
║  4    9   106   1     -2,86     3,87  0,15   -3,33     4,51   0,15   -3,81     5,16   0,14  ║ 
║  4    9   107   1     -6,63     7,06  0,38   -7,95     8,46   0,38   -9,96    10,60   0,38  ║ 
║  4    9   108   1     -6,63    16,27  0,58   -7,95    19,50   0,58   -9,96    24,42   0,58  ║ 
║  4    9   109   1     -6,63    16,27  0,67   -7,95    19,50   0,67   -9,96    24,33   0,67  ║ 
║  4    9   110   1     -6,63     8,48  0,35   -7,95    10,17   0,35   -9,96    12,73   0,35  ║ 
║  4    9   111   1     -6,63    10,98  0,47   -7,95    13,16   0,47   -9,96    16,49   0,47  ║ 
║  4    9   112   1     -6,63    21,71  0,62   -7,95    26,02   0,62   -9,96    32,59   0,62  ║ 
║  4    9   113   1     -6,63     5,30  0,30   -7,95     6,35   0,30   -9,96     7,95   0,30  ║ 
║  4    9   114   1     -6,63    22,25  0,63   -7,95    26,67   0,63   -9,96    33,41   0,63  ║ 
║  4    9   115   1     -6,60     7,03  0,38   -7,91     8,42   0,38   -9,91    10,55   0,38  ║ 
║  4    9   116   1     -6,60    16,20  0,56   -7,91    19,40   0,56   -9,91    24,32   0,56  ║ 
║  4    9   117   1     -6,60    16,20  0,55   -7,91    19,40   0,55   -9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    9   118   1     -6,60     8,44  0,46   -7,91    10,12   0,46   -9,91    12,68   0,46  ║ 
║  4    9   119   1     -6,60     7,03  0,38   -7,91     8,42   0,38   -9,91    10,55   0,38  ║ 
║  4    9   120   1     -6,60    16,20  0,55   -7,91    19,40   0,55   -9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    9   121   1     -6,60    16,20  0,54   -7,91    19,40   0,54   -9,91    24,32   0,55  ║ 
║  4    9   122   1     -6,60     8,44  0,42   -7,91    10,12   0,42   -9,91    12,68   0,42  ║ 
║  4    9   123   1     -6,60     5,69  0,52   -7,90     6,81   0,52   -9,90     8,54   0,52  ║ 
║  4    9   124   1     -6,60     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   125   1     -6,60     0,19  0,06   -7,90     0,23   0,06   -9,90     0,29   0,06  ║ 
║  4    9   126   1     -6,60     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   127   1     -6,60    15,64  0,57   -7,90    18,74   0,57   -9,90    23,49   0,57  ║ 
║  4    9   128   1     -6,60    18,33  0,61   -7,90    21,96   0,61   -9,90    27,53   0,61  ║ 
║  4    9   129   1     -6,60    11,95  0,49   -7,90    14,31   0,49   -9,90    17,94   0,49  ║ 
║  4    9   130   1     -6,60    18,33  0,62   -7,90    21,96   0,62   -9,90    27,53   0,62  ║ 
║  4    9   131   1     -6,60     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   132   1     -6,60     0,19  0,06   -7,90     0,23   0,06   -9,90     0,29   0,06  ║ 
║  4    9   133   1     -6,60     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,90     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   134   1     -6,60     7,96  0,61   -7,90     9,53   0,61   -9,90    11,95   0,61  ║ 
║  4    9   135   1     -6,65    16,31  0,89   -7,97    18,24   0,89   -9,98    18,24   0,89  ║ 
║  4    9   136   1     -0,13     1,58  0,02   -0,16     1,85   0,02   -0,19     2,30   0,02  ║ 
║  4   10     2   1     -0,13     1,58  0,02   -0,16     1,85   0,02   -0,19     2,30   0,02  ║ 
║  4   10     3   1     -0,07     0,72  0,01   -0,08     0,85   0,01   -0,10     1,06   0,01  ║ 
║  4   10     4   1     -0,07     0,10  0,01   -0,08     0,12   0,01   -0,10     0,15   0,01  ║ 
║  4   10     5   1     -0,07     0,05  0,00   -0,08     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     6   1     -0,07     0,05  0,00   -0,08     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     7   1     -0,07     0,07  0,00   -0,08     0,08   0,00   -0,10     0,10   0,00  ║ 
║  4   10     8   1     -0,07     0,80  0,01   -0,08     0,94   0,01   -0,10     1,16   0,01  ║ 
║  4   10     9   1     -0,03     0,32  0,00   -0,04     0,38   0,00   -0,05     0,47   0,00  ║ 
║  4   10    10   1     -0,03     0,24  0,00   -0,04     0,28   0,00   -0,05     0,35   0,00  ║ 
║  4   10    11   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    12   1     -0,03     0,05  0,00   -0,04     0,06   0,00   -0,05     0,07   0,00  ║ 
║  4   10    13   1     -0,03     0,06  0,00   -0,04     0,07   0,00   -0,05     0,09   0,00  ║ 
║  4   10    14   1     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    15   1     -0,03     0,28  0,00   -0,04     0,33   0,00   -0,05     0,41   0,00  ║ 
║  4   10    16   1     -0,03     0,31  0,00   -0,04     0,36   0,00   -0,05     0,45   0,00  ║ 
║  4   10    17   1     -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    18   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    19   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    20   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    21   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    22   1     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4   10    23   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    24   1     -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,14   0,00  ║ 
║  4   10    25   1      0,01     0,08  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    26   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    27   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    28   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    29   1      0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    30   1      0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   10    31   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    32   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    33   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    34   1      0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    35   1      0,03     0,31  0,00    0,04     0,36   0,00    0,05     0,45   0,00  ║ 
║  4   10    36   1      0,03     0,25  0,00    0,04     0,29   0,00    0,05     0,37   0,00  ║ 
║  4   10    37   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    38   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,03   0,00    0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    39   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    40   1      0,03     0,03  0,00    0,04     0,03   0,00    0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    41   1      0,03     0,25  0,00    0,04     0,30   0,00    0,05     0,37   0,00  ║ 
║  4   10    42   1      0,03     0,32  0,00    0,04     0,38   0,00    0,05     0,47   0,00  ║ 
║  4   10    43   1      0,07     0,68  0,01    0,08     0,80   0,01    0,10     1,00   0,01  ║ 
║  4   10    44   1      0,07     0,04  0,00    0,08     0,05   0,00    0,10     0,06   0,00  ║ 
║  4   10    45   1      0,07     0,71  0,01    0,08     0,84   0,01    0,10     1,04   0,01  ║ 
║  4   10    46   1      0,13     1,67  0,02    0,15     1,96   0,02    0,19     2,44   0,02  ║ 
║  4   10    47   1      0,13     0,07  0,01    0,15     0,09   0,01    0,19     0,11   0,01  ║ 
║  4   10    48   1      0,13     0,12  0,01    0,15     0,14   0,01    0,19     0,18   0,01  ║ 
║  4   10    49   1      0,13     1,65  0,02    0,15     1,94   0,02    0,19     2,41   0,02  ║ 
║  4   10    50   1     -6,68    45,61  0,93   -8,01    49,22   0,93  -10,02    49,22   0,93  ║ 
║  4   10    51   1     -6,71    45,84  0,93   -8,05    49,47   0,93  -10,07    49,47   0,93  ║ 
║  4   10    52   1     -6,64     2,39  0,19   -7,98     2,87   0,19   -9,97     3,59   0,19  ║ 
║  4   10    53   1     -6,74     2,42  0,19   -8,09     2,91   0,19  -10,12     3,64   0,19  ║ 
║  4   10    54   1     -0,03     0,02  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,05     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    55   1      0,07     0,09  0,00    0,08     0,10   0,00    0,10     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    56   1      0,07     0,03  0,00    0,08     0,04   0,00    0,10     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    57   1     -6,58     6,92  0,50   -7,90     8,31   0,50   -9,88    10,39   0,50  ║ 
║  4   10    58   1     -6,58     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,88     0,29   0,05  ║ 
║  4   10    59   1     -6,58     0,19  0,04   -7,90     0,23   0,04   -9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    60   1     -6,58     0,19  0,05   -7,90     0,23   0,05   -9,88     0,29   0,05  ║ 
║  4   10    61   1     -6,58    15,08  0,58   -7,90    18,10   0,58   -9,88    22,63   0,58  ║ 
║  4   10    62   1     -6,58    15,08  0,52   -7,90    18,10   0,52   -9,88    22,63   0,52  ║ 
║  4   10    63   1     -6,58    15,08  0,53   -7,90    18,10   0,53   -9,88    22,63   0,53  ║ 
║  4   10    64   1     -6,58    15,08  0,58   -7,90    18,10   0,58   -9,88    22,63   0,58  ║ 
║  4   10    65   1     -6,58     0,19  0,04   -7,90     0,23   0,04   -9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    66   1     -6,58     0,19  0,04   -7,90     0,23   0,04   -9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    67   1     -6,58     0,19  0,04   -7,90     0,23   0,04   -9,88     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    68   1     -6,58     8,90  0,73   -7,90    10,69   0,73   -9,88    12,13   0,73  ║ 
║  4   10    69   1     -6,59     7,48  0,39   -7,91     8,98   0,39   -9,89    11,22   0,39  ║ 
║  4   10    70   1     -6,59    16,16  0,56   -7,91    19,40   0,56   -9,89    24,26   0,56  ║ 
║  4   10    71   1     -6,59    16,16  0,55   -7,91    19,40   0,55   -9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4   10    72   1     -6,59     7,95  0,45   -7,91     9,54   0,45   -9,89    11,93   0,45  ║ 
║  4   10    73   1     -6,59     7,01  0,38   -7,91     8,42   0,38   -9,89    10,53   0,38  ║ 
║  4   10    74   1     -6,59    16,16  0,55   -7,91    19,40   0,55   -9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4   10    75   1     -6,59    16,16  0,55   -7,91    19,40   0,55   -9,89    24,26   0,55  ║ 
║  4   10    76   1     -6,59     8,43  0,42   -7,91    10,12   0,42   -9,89    12,65   0,42  ║ 
║  4   10    77   1     -6,63     7,99  0,41   -7,95     9,59   0,41   -9,94    11,99   0,41  ║ 
║  4   10    78   1     -6,63    16,25  0,59   -7,95    19,51   0,59   -9,94    24,39   0,59  ║ 
║  4   10    79   1     -6,63    16,25  0,65   -7,95    19,51   0,65   -9,94    24,39   0,65  ║ 
║  4   10    80   1     -6,63     7,52  0,33   -7,95     9,03   0,33   -9,94    11,28   0,33  ║ 
║  4   10    81   1     -6,63    10,97  0,42   -7,95    13,17   0,42   -9,94    16,46   0,42  ║ 
║  4   10    82   1     -6,63    21,68  0,59   -7,95    26,03   0,59   -9,94    32,54   0,59  ║ 
║  4   10    83   1     -6,63     7,05  0,37   -7,95     8,47   0,37   -9,94    10,59   0,37  ║ 
║  4   10    84   1     -6,64     7,07  0,51   -7,98     8,49   0,51   -9,97    10,61   0,51  ║ 
║  4   10    85   1     -6,64    16,30  0,75   -7,98    19,56   0,75   -9,97    21,72   0,75  ║ 
║  4   10    86   1     -6,64    54,77  0,99   -7,98    55,47   0,99   -9,97    55,47   0,99  ║ 
║  4   10    87   1     -6,64    32,62  0,83   -7,98    39,16   0,83   -9,97    39,35   0,83  ║ 
║  4   10    88   1     -6,64    16,30  0,59   -7,98    19,56   0,59   -9,97    24,46   0,59  ║ 
║  4   10    89   1     -6,64    61,98  0,89   -7,98    69,30   0,89   -9,97    69,30   0,89  ║ 
║  4   10    90   1     -6,63    24,41  0,65   -7,95    29,30   0,65   -9,94    36,63   0,65  ║ 
║  4   10    91   1     -6,64    17,38  0,59   -7,98    20,86   0,59   -9,97    26,08   0,59  ║ 
║  4   10    92   1     -6,64    13,09  0,55   -7,98    15,71   0,55   -9,97    19,64   0,56  ║ 
║  4   10    93   1     -6,68    48,77  0,86   -8,01    56,79   0,86  -10,02    56,79   0,86  ║ 
║  4   10    94   1     -6,68     3,74  0,27   -8,01     4,49   0,27  -10,02     5,62   0,27  ║ 
║  4   10    95   1     -2,72     1,55  0,13   -3,27     1,86   0,13   -4,08     2,33   0,13  ║ 
║  4   10    96   1      3,17     1,36  0,13    3,80     1,63   0,13    4,75     2,04   0,13  ║ 
║  4   10    97   1     -6,71    49,01  0,86   -8,05    57,10   0,86  -10,07    57,10   0,86  ║ 
║  4   10    98   1     -6,71     3,76  0,27   -8,05     4,52   0,27  -10,07     5,64   0,27  ║ 
║  4   10    99   1     -6,74     6,72  0,51   -8,09     8,06   0,51  -10,12    10,07   0,51  ║ 
║  4   10   100   1     -6,74    16,54  0,76   -8,09    19,85   0,76  -10,12    21,90   0,76  ║ 
║  4   10   101   1     -6,74    56,12  1,00   -8,09    56,12   1,00  -10,12    56,12   1,00  ║ 
║  4   10   102   1     -6,74    33,11  0,85   -8,09    38,73   0,85  -10,12    38,73   0,85  ║ 
║  4   10   103   1     -6,74    16,54  0,58   -8,09    19,85   0,58  -10,12    24,81   0,58  ║ 
║  4   10   104   1     -6,74    61,87  0,85   -8,09    72,46   0,85  -10,12    72,46   0,85  ║ 
║  4   10   105   1     -6,74     7,18  0,33   -8,09     8,62   0,33  -10,12    10,77   0,33  ║ 
║  4   10   106   1      0,07     0,10  0,00    0,08     0,11   0,00    0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4   10   107   1     -6,76     7,20  0,39   -8,11     8,64   0,39  -10,14    10,80   0,39  ║ 
║  4   10   108   1     -6,76    16,59  0,59   -8,11    19,90   0,59  -10,14    24,88   0,59  ║ 
║  4   10   109   1     -6,76    16,59  0,68   -8,11    19,90   0,68  -10,14    24,33   0,68  ║ 
║  4   10   110   1     -6,76     8,65  0,36   -8,11    10,38   0,36  -10,14    12,97   0,36  ║ 
║  4   10   111   1     -6,76    11,19  0,48   -8,11    13,43   0,48  -10,14    16,79   0,48  ║ 
║  4   10   112   1     -6,76    22,13  0,63   -8,11    26,55   0,63  -10,14    33,19   0,63  ║ 
║  4   10   113   1     -6,76     5,40  0,31   -8,11     6,48   0,31  -10,14     8,10   0,31  ║ 
║  4   10   114   1     -6,76    22,68  0,64   -8,11    27,22   0,64  -10,14    34,02   0,64  ║ 
║  4   10   115   1     -6,80     7,24  0,39   -8,16     8,68   0,39  -10,20    10,85   0,39  ║ 
║  4   10   116   1     -6,80    16,68  0,58   -8,16    20,01   0,58  -10,20    25,01   0,58  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   10   117   1     -6,80    16,68  0,57   -8,16    20,01   0,57  -10,20    25,01   0,57  ║ 
║  4   10   118   1     -6,80     8,69  0,48   -8,16    10,43   0,48  -10,20    13,04   0,48  ║ 
║  4   10   119   1     -6,80     7,24  0,39   -8,16     8,68   0,39  -10,20    10,85   0,39  ║ 
║  4   10   120   1     -6,80    16,68  0,57   -8,16    20,01   0,57  -10,20    25,01   0,57  ║ 
║  4   10   121   1     -6,80    16,68  0,56   -8,16    20,01   0,56  -10,20    25,01   0,56  ║ 
║  4   10   122   1     -6,80     8,69  0,44   -8,16    10,43   0,44  -10,20    13,04   0,44  ║ 
║  4   10   123   1     -6,81     5,87  0,54   -8,17     7,04   0,54  -10,21     8,81   0,54  ║ 
║  4   10   124   1     -6,81     0,20  0,06   -8,17     0,24   0,06  -10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4   10   125   1     -6,81     0,20  0,06   -8,17     0,24   0,06  -10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4   10   126   1     -6,81     0,20  0,05   -8,17     0,24   0,05  -10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   127   1     -6,81    16,15  0,59   -8,17    19,37   0,59  -10,21    24,21   0,59  ║ 
║  4   10   128   1     -6,81    18,92  0,63   -8,17    22,70   0,63  -10,21    28,38   0,63  ║ 
║  4   10   129   1     -6,81    12,33  0,50   -8,17    14,80   0,50  -10,21    18,49   0,50  ║ 
║  4   10   130   1     -6,81    18,92  0,64   -8,17    22,70   0,64  -10,21    28,38   0,64  ║ 
║  4   10   131   1     -6,81     0,20  0,05   -8,17     0,24   0,05  -10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   132   1     -6,81     0,20  0,06   -8,17     0,24   0,06  -10,21     0,30   0,06  ║ 
║  4   10   133   1     -6,81     0,20  0,05   -8,17     0,24   0,05  -10,21     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   134   1     -6,81     8,21  0,63   -8,17     9,85   0,63  -10,21    12,31   0,63  ║ 
║  4   10   135   1     -6,74    16,54  0,91   -8,09    18,24   0,91  -10,12    18,24   0,91  ║ 
║  4   10   136   1      2,40    28,61  0,34    2,79    33,24   0,33    3,17    37,81   0,30  ║ 
║  4   11     2   1      2,40    28,61  0,34    2,79    33,24   0,33    3,17    37,81   0,30  ║ 
║  4   11     3   1      2,57    26,00  0,34    2,99    30,28   0,33    3,41    34,58   0,30  ║ 
║  4   11     4   1      2,57     3,74  0,20    2,99     4,36   0,19    3,41     4,97   0,17  ║ 
║  4   11     5   1      2,57     1,76  0,14    2,99     2,06   0,14    3,41     2,35   0,12  ║ 
║  4   11     6   1      2,57     1,73  0,14    2,99     2,02   0,14    3,41     2,31   0,12  ║ 
║  4   11     7   1      2,57     2,38  0,15    2,99     2,78   0,15    3,41     3,17   0,14  ║ 
║  4   11     8   1      2,57    28,67  0,35    2,99    33,39   0,34    3,41    38,13   0,31  ║ 
║  4   11     9   1      2,68    26,61  0,31    3,12    31,03   0,31    3,57    35,51   0,28  ║ 
║  4   11    10   1      2,68    19,96  0,32    3,12    23,28   0,31    3,57    26,65   0,29  ║ 
║  4   11    11   1      2,68     2,85  0,15    3,12     3,32   0,14    3,57     3,80   0,13  ║ 
║  4   11    12   1      2,68     4,02  0,17    3,12     4,69   0,17    3,57     5,37   0,15  ║ 
║  4   11    13   1      2,68     4,85  0,19    3,12     5,65   0,19    3,57     6,47   0,17  ║ 
║  4   11    14   1      2,68     2,85  0,14    3,12     3,32   0,14    3,57     3,80   0,13  ║ 
║  4   11    15   1      2,68    23,10  0,34    3,12    26,93   0,33    3,57    30,83   0,30  ║ 
║  4   11    16   1      2,68    25,37  0,31    3,12    29,59   0,30    3,57    33,87   0,27  ║ 
║  4   11    17   1      2,74    25,76  0,32    3,20    30,07   0,31    3,66    34,46   0,28  ║ 
║  4   11    18   1      2,74     7,61  0,23    3,20     8,89   0,22    3,66    10,18   0,20  ║ 
║  4   11    19   1      2,74     1,74  0,09    3,20     2,03   0,09    3,66     2,33   0,08  ║ 
║  4   11    20   1      2,74     2,96  0,15    3,20     3,46   0,15    3,67     3,97   0,13  ║ 
║  4   11    21   1      2,74     3,29  0,16    3,20     3,84   0,15    3,67     4,41   0,14  ║ 
║  4   11    22   1      2,74     0,87  0,06    3,20     1,01   0,06    3,66     1,16   0,05  ║ 
║  4   11    23   1      2,74     7,61  0,23    3,20     8,89   0,22    3,66    10,18   0,21  ║ 
║  4   11    24   1      2,74    27,87  0,32    3,20    32,52   0,31    3,66    37,27   0,28  ║ 
║  4   11    25   1      2,79    26,25  0,32    3,26    30,65   0,32    3,74    35,16   0,29  ║ 
║  4   11    26   1      2,79     7,76  0,24    3,26     9,06   0,23    3,74    10,39   0,21  ║ 
║  4   11    27   1      2,79     4,19  0,17    3,26     4,90   0,17    3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4   11    28   1      2,79     5,50  0,29    3,26     6,42   0,28    3,74     7,36   0,26  ║ 
║  4   11    29   1      2,79    11,43  0,29    3,26    13,34   0,28    3,74    15,31   0,26  ║ 
║  4   11    30   1      2,79    11,43  0,28    3,26    13,34   0,27    3,74    15,31   0,25  ║ 
║  4   11    31   1      2,79     5,50  0,29    3,26     6,42   0,28    3,74     7,36   0,26  ║ 
║  4   11    32   1      2,79     4,84  0,19    3,26     5,65   0,18    3,74     6,48   0,17  ║ 
║  4   11    33   1      2,79     7,76  0,24    3,26     9,06   0,23    3,74    10,39   0,21  ║ 
║  4   11    34   1      2,79    28,39  0,32    3,26    33,16   0,32    3,74    38,03   0,29  ║ 
║  4   11    35   1      2,85    27,50  0,34    3,34    32,14   0,33    3,83    36,91   0,30  ║ 
║  4   11    36   1      2,85    22,41  0,31    3,34    26,20   0,31    3,83    30,08   0,28  ║ 
║  4   11    37   1      2,85     3,04  0,16    3,34     3,55   0,16    3,83     4,08   0,15  ║ 
║  4   11    38   1      2,85     2,28  0,16    3,34     2,66   0,15    3,83     3,06   0,14  ║ 
║  4   11    39   1      2,85     3,04  0,19    3,34     3,55   0,19    3,83     4,08   0,17  ║ 
║  4   11    40   1      2,85     2,65  0,15    3,34     3,10   0,14    3,83     3,56   0,13  ║ 
║  4   11    41   1      2,85    22,64  0,32    3,34    26,46   0,31    3,83    30,38   0,29  ║ 
║  4   11    42   1      2,85    28,82  0,33    3,34    33,68   0,32    3,83    38,68   0,29  ║ 
║  4   11    43   1      2,96    28,55  0,40    3,47    33,40   0,39    3,99    38,43   0,36  ║ 
║  4   11    44   1      2,96     1,66  0,16    3,47     1,94   0,15    3,99     2,24   0,14  ║ 
║  4   11    45   1      2,96    29,68  0,41    3,47    34,73   0,40    3,99    39,96   0,37  ║ 
║  4   11    46   1      3,13    39,71  0,44    3,67    46,54   0,43    4,23    53,69   0,40  ║ 
║  4   11    47   1      3,13     1,76  0,14    3,67     2,06   0,14    4,23     2,37   0,13  ║ 
║  4   11    48   1      3,13     2,91  0,19    3,67     3,41   0,18    4,23     3,93   0,17  ║ 
║  4   11    49   1      3,13    39,24  0,44    3,67    45,99   0,43    4,23    53,04   0,40  ║ 
║  4   11    50   1     -6,56    44,81  0,91   -7,87    49,22   0,91   -9,85    49,22   0,91  ║ 
║  4   11    51   1     -6,65    45,42  0,92   -7,98    49,47   0,92   -9,98    49,47   0,92  ║ 
║  4   11    52   1     -6,47     2,33  0,18   -7,76     2,79   0,18   -9,71     3,49   0,18  ║ 
║  4   11    53   1     -6,74     2,42  0,19   -8,09     2,91   0,19  -10,12     3,64   0,19  ║ 
║  4   11    54   1      2,68     1,81  0,18    3,12     2,11   0,17    3,57     2,41   0,16  ║ 
║  4   11    55   1      2,96     3,57  0,19    3,47     4,18   0,18    3,99     4,81   0,17  ║ 
║  4   11    56   1      2,96     1,35  0,16    3,46     1,58   0,15    3,99     1,81   0,14  ║ 
║  4   11    57   1     -6,29     6,62  0,48   -7,55     7,94   0,48   -9,46     9,96   0,48  ║ 
║  4   11    58   1     -6,29     0,18  0,05   -7,55     0,22   0,05   -9,46     0,27   0,05  ║ 
║  4   11    59   1     -6,29     0,18  0,04   -7,55     0,22   0,04   -9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4   11    60   1     -6,29     0,18  0,05   -7,55     0,22   0,05   -9,46     0,27   0,05  ║ 
║  4   11    61   1     -6,29    14,41  0,55   -7,55    17,29   0,55   -9,46    21,67   0,55  ║ 
║  4   11    62   1     -6,29    14,41  0,50   -7,55    17,29   0,50   -9,46    21,67   0,50  ║ 
║  4   11    63   1     -6,29    14,41  0,50   -7,55    17,29   0,50   -9,46    21,67   0,50  ║ 
║  4   11    64   1     -6,29    14,41  0,56   -7,55    17,29   0,56   -9,46    21,67   0,56  ║ 
║  4   11    65   1     -6,29     0,18  0,04   -7,55     0,22   0,04   -9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4   11    66   1     -6,29     0,18  0,04   -7,55     0,22   0,04   -9,46     0,27   0,04  ║ 
║  4   11    67   1     -6,29     0,18  0,04   -7,55     0,22   0,04   -9,46     0,27   0,04  ║ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   11    68   1     -6,29     8,51  0,70   -7,55    10,21   0,70   -9,46    12,13   0,70  ║ 
║  4   11    69   1     -6,31     7,16  0,38   -7,57     8,59   0,38   -9,49    10,77   0,38  ║ 
║  4   11    70   1     -6,31    15,48  0,53   -7,57    18,58   0,53   -9,49    23,28   0,54  ║ 
║  4   11    71   1     -6,31    15,48  0,53   -7,57    18,58   0,53   -9,49    23,28   0,53  ║ 
║  4   11    72   1     -6,31     7,61  0,43   -7,57     9,13   0,43   -9,49    11,45   0,43  ║ 
║  4   11    73   1     -6,31     6,72  0,37   -7,57     8,06   0,37   -9,49    10,10   0,37  ║ 
║  4   11    74   1     -6,31    15,48  0,53   -7,57    18,58   0,53   -9,49    23,28   0,53  ║ 
║  4   11    75   1     -6,31    15,48  0,52   -7,57    18,58   0,52   -9,49    23,28   0,52  ║ 
║  4   11    76   1     -6,31     8,07  0,40   -7,57     9,68   0,40   -9,49    12,14   0,40  ║ 
║  4   11    77   1     -6,42     7,74  0,39   -7,70     9,29   0,39   -9,64    11,63   0,39  ║ 
║  4   11    78   1     -6,42    15,74  0,57   -7,70    18,88   0,57   -9,64    23,65   0,57  ║ 
║  4   11    79   1     -6,42    15,74  0,63   -7,70    18,88   0,63   -9,64    23,65   0,63  ║ 
║  4   11    80   1     -6,42     7,28  0,32   -7,70     8,74   0,32   -9,64    10,94   0,32  ║ 
║  4   11    81   1     -6,42    10,62  0,40   -7,70    12,74   0,40   -9,64    15,96   0,40  ║ 
║  4   11    82   1     -6,42    21,00  0,57   -7,70    25,19   0,57   -9,64    31,55   0,57  ║ 
║  4   11    83   1     -6,42     6,83  0,36   -7,70     8,19   0,36   -9,64    10,26   0,36  ║ 
║  4   11    84   1     -6,47     6,88  0,50   -7,76     8,26   0,50   -9,71    10,34   0,50  ║ 
║  4   11    85   1     -6,47    15,86  0,73   -7,76    19,03   0,73   -9,71    21,72   0,73  ║ 
║  4   11    86   1     -6,47    53,31  0,96   -7,76    55,47   0,96   -9,71    55,47   0,96  ║ 
║  4   11    87   1     -6,47    31,75  0,81   -7,76    38,09   0,81   -9,71    39,35   0,81  ║ 
║  4   11    88   1     -6,47    15,86  0,57   -7,76    19,03   0,57   -9,71    23,83   0,57  ║ 
║  4   11    89   1     -6,47    60,32  0,87   -7,76    69,30   0,87   -9,71    69,30   0,87  ║ 
║  4   11    90   1     -6,42    23,64  0,63   -7,70    28,36   0,63   -9,64    35,52   0,63  ║ 
║  4   11    91   1     -6,47    16,92  0,58   -7,76    20,30   0,58   -9,71    25,41   0,58  ║ 
║  4   11    92   1     -6,47    12,74  0,54   -7,76    15,28   0,54   -9,71    19,13   0,54  ║ 
║  4   11    93   1     -6,56    47,91  0,84   -7,87    56,79   0,84   -9,85    56,79   0,84  ║ 
║  4   11    94   1     -6,56     3,68  0,27   -7,87     4,41   0,27   -9,85     5,52   0,27  ║ 
║  4   11    95   1     -0,08     0,05  0,00   -0,18     0,10   0,01   -0,53     0,30   0,02  ║ 
║  4   11    96   1      5,66     2,43  0,24    6,71     2,88   0,23    8,09     3,47   0,23  ║ 
║  4   11    97   1     -6,65    48,57  0,85   -7,98    57,10   0,85   -9,98    57,10   0,85  ║ 
║  4   11    98   1     -6,65     3,73  0,27   -7,98     4,47   0,27   -9,98     5,59   0,27  ║ 
║  4   11    99   1     -6,74     6,72  0,51   -8,09     8,06   0,51  -10,12    10,07   0,51  ║ 
║  4   11   100   1     -6,74    16,54  0,76   -8,09    19,85   0,76  -10,12    21,90   0,76  ║ 
║  4   11   101   1     -6,74    56,12  1,00   -8,09    56,12   1,00  -10,12    56,12   1,00  ║ 
║  4   11   102   1     -6,74    33,11  0,85   -8,09    38,73   0,85  -10,12    38,73   0,85  ║ 
║  4   11   103   1     -6,74    16,54  0,58   -8,09    19,85   0,58  -10,12    24,81   0,58  ║ 
║  4   11   104   1     -6,74    61,87  0,85   -8,09    72,46   0,85  -10,12    72,46   0,85  ║ 
║  4   11   105   1     -6,74     7,18  0,33   -8,09     8,62   0,33  -10,12    10,77   0,33  ║ 
║  4   11   106   1      2,96     4,01  0,16    3,47     4,69   0,16    3,99     5,39   0,14  ║ 
║  4   11   107   1     -6,79     7,23  0,39   -8,15     8,68   0,39  -10,19    10,84   0,39  ║ 
║  4   11   108   1     -6,79    16,66  0,59   -8,15    19,99   0,59  -10,19    24,99   0,59  ║ 
║  4   11   109   1     -6,79    16,66  0,68   -8,15    19,99   0,68  -10,19    24,33   0,68  ║ 
║  4   11   110   1     -6,79     8,69  0,36   -8,15    10,42   0,36  -10,19    13,03   0,36  ║ 
║  4   11   111   1     -6,79    11,25  0,48   -8,15    13,50   0,48  -10,19    16,87   0,48  ║ 
║  4   11   112   1     -6,79    22,23  0,63   -8,15    26,68   0,63  -10,19    33,34   0,63  ║ 
║  4   11   113   1     -6,79     5,42  0,31   -8,15     6,51   0,31  -10,19     8,13   0,31  ║ 
║  4   11   114   1     -6,79    22,79  0,64   -8,15    27,35   0,64  -10,19    34,18   0,64  ║ 
║  4   11   115   1     -6,90     7,34  0,39   -8,28     8,81   0,39  -10,34    11,00   0,39  ║ 
║  4   11   116   1     -6,90    16,92  0,59   -8,28    20,30   0,59  -10,34    25,36   0,59  ║ 
║  4   11   117   1     -6,90    16,92  0,58   -8,28    20,30   0,58  -10,34    25,36   0,58  ║ 
║  4   11   118   1     -6,90     8,82  0,48   -8,28    10,58   0,48  -10,34    13,22   0,48  ║ 
║  4   11   119   1     -6,90     7,34  0,40   -8,28     8,81   0,40  -10,34    11,00   0,40  ║ 
║  4   11   120   1     -6,90    16,92  0,58   -8,28    20,30   0,58  -10,34    25,36   0,58  ║ 
║  4   11   121   1     -6,90    16,92  0,57   -8,28    20,30   0,57  -10,34    25,36   0,57  ║ 
║  4   11   122   1     -6,90     8,82  0,44   -8,28    10,58   0,44  -10,34    13,22   0,44  ║ 
║  4   11   123   1     -6,92     5,97  0,55   -8,31     7,16   0,55  -10,37     8,95   0,55  ║ 
║  4   11   124   1     -6,92     0,20  0,06   -8,31     0,24   0,06  -10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   125   1     -6,92     0,20  0,06   -8,31     0,24   0,06  -10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   126   1     -6,92     0,20  0,05   -8,31     0,24   0,05  -10,37     0,30   0,05  ║ 
║  4   11   127   1     -6,92    16,41  0,59   -8,31    19,70   0,60  -10,37    24,60   0,59  ║ 
║  4   11   128   1     -6,92    19,24  0,64   -8,31    23,09   0,64  -10,37    28,83   0,64  ║ 
║  4   11   129   1     -6,92    12,54  0,51   -8,31    15,05   0,51  -10,37    18,79   0,51  ║ 
║  4   11   130   1     -6,92    19,24  0,65   -8,31    23,09   0,65  -10,37    28,83   0,65  ║ 
║  4   11   131   1     -6,92     0,20  0,05   -8,31     0,24   0,05  -10,37     0,30   0,05  ║ 
║  4   11   132   1     -6,92     0,20  0,06   -8,31     0,24   0,06  -10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   133   1     -6,92     0,20  0,06   -8,31     0,24   0,06  -10,37     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   134   1     -6,92     8,35  0,64   -8,31    10,02   0,64  -10,37    12,51   0,64  ║ 
║  4   11   135   1     -6,74    16,54  0,91   -8,09    18,24   0,91  -10,12    18,24   0,91  ║ 
║  4   11   136   1      5,77    68,85  0,81    6,35    75,77   0,75    7,21    84,68   0,68  ║ 
║  4   12     2   1      5,77    68,85  0,81    6,35    75,77   0,75    7,21    84,68   0,68  ║ 
║  4   12     3   1      6,07    61,49  0,80    6,84    69,30   0,75    7,99    77,12   0,70  ║ 
║  4   12     4   1      6,07     8,85  0,47    6,84     9,97   0,44    7,99    11,65   0,41  ║ 
║  4   12     5   1      6,07     4,17  0,33    6,84     4,70   0,31    7,99     5,49   0,29  ║ 
║  4   12     6   1      6,07     4,10  0,33    6,84     4,62   0,31    7,99     5,40   0,29  ║ 
║  4   12     7   1      6,07     5,64  0,36    6,84     6,35   0,34    7,99     7,42   0,32  ║ 
║  4   12     8   1      6,07    67,79  0,84    6,84    76,42   0,79    7,99    81,09   0,73  ║ 
║  4   12     9   1      6,26    62,27  0,74    7,16    71,18   0,70    8,49    84,47   0,66  ║ 
║  4   12    10   1      6,26    46,73  0,76    7,16    53,41   0,72    8,49    61,63   0,69  ║ 
║  4   12    11   1      6,26     6,67  0,34    7,16     7,62   0,33    8,49     9,04   0,31  ║ 
║  4   12    12   1      6,26     9,41  0,40    7,16    10,75   0,38    8,49    12,76   0,36  ║ 
║  4   12    13   1      6,26    11,35  0,45    7,16    12,97   0,42    8,49    15,39   0,40  ║ 
║  4   12    14   1      6,26     6,67  0,33    7,16     7,62   0,31    8,49     9,04   0,30  ║ 
║  4   12    15   1      6,26    54,06  0,79    7,16    61,79   0,76    8,49    68,19   0,72  ║ 
║  4   12    16   1      6,26    59,39  0,72    7,16    67,88   0,68    8,49    80,55   0,65  ║ 
║  4   12    17   1      6,38    59,96  0,74    7,34    69,06   0,71    8,79    80,92   0,68  ║ 
║  4   12    18   1      6,38    17,72  0,53    7,34    20,41   0,51    8,79    24,43   0,49  ║ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12    19   1      6,37     4,05  0,22    7,34     4,66   0,21    8,79     5,58   0,20  ║ 
║  4   12    20   1      6,38     6,90  0,35    7,35     7,95   0,33    8,79     9,51   0,32  ║ 
║  4   12    21   1      6,38     7,66  0,37    7,35     8,83   0,35    8,79    10,57   0,34  ║ 
║  4   12    22   1      6,38     2,01  0,14    7,34     2,32   0,13    8,79     2,78   0,13  ║ 
║  4   12    23   1      6,38    17,72  0,54    7,34    20,41   0,51    8,79    24,43   0,49  ║ 
║  4   12    24   1      6,38    64,86  0,74    7,34    74,71   0,71    8,79    87,73   0,68  ║ 
║  4   12    25   1      6,47    60,82  0,75    7,49    70,47   0,73    9,03    80,77   0,70  ║ 
║  4   12    26   1      6,47    17,97  0,55    7,49    20,83   0,53    9,03    25,09   0,51  ║ 
║  4   12    27   1      6,47     9,72  0,39    7,49    11,26   0,38    9,03    13,56   0,37  ║ 
║  4   12    28   1      6,47    12,74  0,68    7,49    14,76   0,65    9,03    17,78   0,63  ║ 
║  4   12    29   1      6,47    26,48  0,66    7,49    30,68   0,64    9,03    36,96   0,62  ║ 
║  4   12    30   1      6,47    26,48  0,65    7,49    30,68   0,63    9,03    36,96   0,61  ║ 
║  4   12    31   1      6,47    12,74  0,68    7,49    14,76   0,65    9,03    17,78   0,63  ║ 
║  4   12    32   1      6,47    11,21  0,43    7,49    12,99   0,41    9,03    15,65   0,40  ║ 
║  4   12    33   1      6,47    17,97  0,55    7,49    20,83   0,53    9,03    25,09   0,51  ║ 
║  4   12    34   1      6,47    65,79  0,75    7,49    76,23   0,73    9,03    87,42   0,70  ║ 
║  4   12    35   1      6,58    63,40  0,78    7,68    73,98   0,76    9,32    81,59   0,73  ║ 
║  4   12    36   1      6,58    51,67  0,72    7,68    60,29   0,70    9,32    71,27   0,68  ║ 
║  4   12    37   1      6,58     7,00  0,38    7,68     8,17   0,37    9,32     9,92   0,36  ║ 
║  4   12    38   1      6,58     5,25  0,37    7,68     6,13   0,36    9,32     7,44   0,35  ║ 
║  4   12    39   1      6,58     7,00  0,44    7,68     8,17   0,43    9,32     9,92   0,42  ║ 
║  4   12    40   1      6,58     6,11  0,34    7,68     7,13   0,33    9,32     8,65   0,32  ║ 
║  4   12    41   1      6,58    52,18  0,74    7,68    60,89   0,72    9,32    70,68   0,70  ║ 
║  4   12    42   1      6,58    66,43  0,75    7,68    77,52   0,73    9,32    88,47   0,71  ║ 
║  4   12    43   1      6,77    65,24  0,91    7,99    71,65   0,90    9,82    71,65   0,88  ║ 
║  4   12    44   1      6,77     3,80  0,36    7,99     4,48   0,36    9,82     5,51   0,35  ║ 
║  4   12    45   1      6,77    67,84  0,93    7,99    72,63   0,92    9,82    72,63   0,90  ║ 
║  4   12    46   1      7,07    89,67  1,00    8,48    90,00   1,00   10,60    90,00   1,00  ║ 
║  4   12    47   1      7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,60     5,95   0,33  ║ 
║  4   12    48   1      7,07     6,56  0,43    8,48     7,87   0,43   10,60     9,84   0,43  ║ 
║  4   12    49   1      7,07    88,60  1,00    8,48    88,60   1,00   10,60    88,60   1,00  ║ 
║  4   12    50   1     -5,03    34,38  0,70   -5,62    38,42   0,65   -6,30    43,05   0,58  ║ 
║  4   12    51   1     -5,19    35,47  0,72   -5,89    40,22   0,68   -6,72    45,91   0,62  ║ 
║  4   12    52   1     -4,87     1,75  0,14   -5,36     1,93   0,13   -5,87     2,11   0,11  ║ 
║  4   12    53   1     -5,36     1,93  0,15   -6,16     2,22   0,14   -7,16     2,57   0,13  ║ 
║  4   12    54   1      6,26     4,23  0,42    7,16     4,83   0,40    8,49     5,74   0,38  ║ 
║  4   12    55   1      6,77     8,17  0,42    7,99     9,64   0,42    9,82    11,85   0,41  ║ 
║  4   12    56   1      6,77     3,08  0,36    7,99     3,64   0,35    9,82     4,47   0,35  ║ 
║  4   12    57   1     -4,56     4,80  0,35   -4,85     5,11   0,31   -5,07     5,34   0,26  ║ 
║  4   12    58   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,03   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    59   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,02   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    60   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,03   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    61   1     -4,56    10,45  0,40   -4,85    11,11   0,35   -5,07    11,61   0,30  ║ 
║  4   12    62   1     -4,56    10,45  0,36   -4,85    11,11   0,32   -5,07    11,61   0,27  ║ 
║  4   12    63   1     -4,56    10,45  0,36   -4,85    11,11   0,32   -5,07    11,61   0,27  ║ 
║  4   12    64   1     -4,56    10,45  0,41   -4,85    11,11   0,36   -5,07    11,61   0,30  ║ 
║  4   12    65   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,03   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    66   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,02   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    67   1     -4,56     0,13  0,03   -4,85     0,14   0,02   -5,07     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    68   1     -4,56     6,17  0,51   -4,85     6,56   0,45   -5,07     6,86   0,38  ║ 
║  4   12    69   1     -4,60     5,22  0,27   -4,91     5,57   0,24   -5,16     5,86   0,21  ║ 
║  4   12    70   1     -4,60    11,28  0,39   -4,91    12,04   0,35   -5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4   12    71   1     -4,60    11,28  0,38   -4,91    12,04   0,34   -5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4   12    72   1     -4,60     5,55  0,31   -4,91     5,92   0,28   -5,16     6,23   0,23  ║ 
║  4   12    73   1     -4,60     4,89  0,27   -4,91     5,23   0,24   -5,16     5,50   0,20  ║ 
║  4   12    74   1     -4,60    11,28  0,39   -4,91    12,04   0,34   -5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4   12    75   1     -4,60    11,28  0,38   -4,91    12,04   0,34   -5,16    12,66   0,29  ║ 
║  4   12    76   1     -4,60     5,88  0,29   -4,91     6,28   0,26   -5,16     6,60   0,22  ║ 
║  4   12    77   1     -4,78     5,77  0,29   -5,21     6,28   0,27   -5,64     6,81   0,23  ║ 
║  4   12    78   1     -4,78    11,73  0,42   -5,21    12,78   0,38   -5,64    13,84   0,33  ║ 
║  4   12    79   1     -4,78    11,73  0,47   -5,21    12,78   0,43   -5,64    13,84   0,37  ║ 
║  4   12    80   1     -4,78     5,42  0,24   -5,21     5,91   0,22   -5,64     6,40   0,19  ║ 
║  4   12    81   1     -4,78     7,92  0,30   -5,21     8,63   0,27   -5,64     9,34   0,24  ║ 
║  4   12    82   1     -4,78    15,65  0,43   -5,21    17,05   0,39   -5,64    18,47   0,33  ║ 
║  4   12    83   1     -4,78     5,09  0,27   -5,21     5,55   0,24   -5,64     6,01   0,21  ║ 
║  4   12    84   1     -4,87     5,18  0,38   -5,36     5,70   0,35   -5,87     6,25   0,30  ║ 
║  4   12    85   1     -4,87    11,94  0,55   -5,36    13,14   0,50   -5,87    14,41   0,44  ║ 
║  4   12    86   1     -4,87    40,14  0,72   -5,36    44,15   0,66   -5,87    48,43   0,58  ║ 
║  4   12    87   1     -4,87    23,91  0,61   -5,36    26,30   0,56   -5,87    28,84   0,49  ║ 
║  4   12    88   1     -4,87    11,94  0,43   -5,36    13,14   0,40   -5,87    14,41   0,35  ║ 
║  4   12    89   1     -4,87    45,42  0,66   -5,36    49,96   0,60   -5,87    54,80   0,53  ║ 
║  4   12    90   1     -4,78    17,61  0,47   -5,21    19,19   0,43   -5,64    20,79   0,37  ║ 
║  4   12    91   1     -4,87    12,74  0,44   -5,36    14,01   0,40   -5,87    15,37   0,35  ║ 
║  4   12    92   1     -4,87     9,59  0,41   -5,36    10,55   0,37   -5,87    11,57   0,33  ║ 
║  4   12    93   1     -5,03    36,76  0,65   -5,62    41,09   0,60   -6,30    46,04   0,54  ║ 
║  4   12    94   1     -5,03     2,82  0,20   -5,62     3,15   0,19   -6,30     3,53   0,17  ║ 
║  4   12    95   1      3,97     2,26  0,19    4,77     2,72   0,19    6,05     3,45   0,20  ║ 
║  4   12    96   1      8,30     3,56  0,35    9,63     4,13   0,34   11,53     4,94   0,32  ║ 
║  4   12    97   1     -5,19    37,93  0,66   -5,89    43,00   0,63   -6,72    49,09   0,57  ║ 
║  4   12    98   1     -5,19     2,91  0,21   -5,89     3,30   0,20   -6,72     3,77   0,18  ║ 
║  4   12    99   1     -5,36     5,34  0,40   -6,16     6,14   0,39   -7,16     7,13   0,36  ║ 
║  4   12   100   1     -5,36    13,15  0,60   -6,16    15,12   0,58   -7,16    17,56   0,53  ║ 
║  4   12   101   1     -5,36    44,61  0,79   -6,16    51,29   0,76   -7,16    56,12   0,71  ║ 
║  4   12   102   1     -5,36    26,32  0,68   -6,16    30,26   0,65   -7,16    35,15   0,61  ║ 
║  4   12   103   1     -5,36    13,15  0,46   -6,16    15,12   0,44   -7,16    17,56   0,41  ║ 
║  4   12   104   1     -5,36    49,18  0,68   -6,16    56,54   0,65   -7,16    65,69   0,60  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12   105   1     -5,36     5,71  0,26   -6,16     6,56   0,25   -7,16     7,62   0,23  ║ 
║  4   12   106   1      6,77     9,16  0,37    7,99    10,81   0,36    9,82    13,28   0,35  ║ 
║  4   12   107   1     -5,45     5,80  0,31   -6,31     6,71   0,30   -7,39     7,86   0,28  ║ 
║  4   12   108   1     -5,45    13,36  0,48   -6,31    15,47   0,46   -7,39    18,12   0,43  ║ 
║  4   12   109   1     -5,45    13,36  0,55   -6,31    15,47   0,53   -7,39    18,12   0,50  ║ 
║  4   12   110   1     -5,45     6,97  0,29   -6,31     8,06   0,28   -7,39     9,45   0,26  ║ 
║  4   12   111   1     -5,45     9,02  0,39   -6,31    10,44   0,37   -7,39    12,23   0,35  ║ 
║  4   12   112   1     -5,45    17,83  0,51   -6,31    20,64   0,49   -7,39    24,17   0,46  ║ 
║  4   12   113   1     -5,45     4,35  0,25   -6,31     5,03   0,24   -7,39     5,90   0,23  ║ 
║  4   12   114   1     -5,45    18,28  0,52   -6,31    21,15   0,50   -7,39    24,78   0,47  ║ 
║  4   12   115   1     -5,63     5,99  0,32   -6,61     7,03   0,31   -7,87     8,37   0,30  ║ 
║  4   12   116   1     -5,63    13,81  0,48   -6,61    16,21   0,47   -7,87    19,30   0,45  ║ 
║  4   12   117   1     -5,63    13,81  0,47   -6,61    16,21   0,46   -7,87    19,30   0,44  ║ 
║  4   12   118   1     -5,63     7,20  0,40   -6,61     8,45   0,39   -7,87    10,06   0,37  ║ 
║  4   12   119   1     -5,63     5,99  0,32   -6,61     7,03   0,32   -7,87     8,37   0,30  ║ 
║  4   12   120   1     -5,63    13,81  0,47   -6,61    16,21   0,46   -7,87    19,30   0,44  ║ 
║  4   12   121   1     -5,63    13,81  0,46   -6,61    16,21   0,45   -7,87    19,30   0,43  ║ 
║  4   12   122   1     -5,63     7,20  0,36   -6,61     8,45   0,35   -7,87    10,06   0,34  ║ 
║  4   12   123   1     -5,67     4,89  0,45   -6,68     5,76   0,44   -7,98     6,88   0,42  ║ 
║  4   12   124   1     -5,67     0,16  0,05   -6,68     0,19   0,05   -7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4   12   125   1     -5,67     0,16  0,05   -6,68     0,19   0,05   -7,98     0,23   0,05  ║ 
║  4   12   126   1     -5,67     0,16  0,04   -6,68     0,19   0,04   -7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4   12   127   1     -5,67    13,46  0,49   -6,68    15,84   0,48   -7,98    18,93   0,46  ║ 
║  4   12   128   1     -5,67    15,77  0,53   -6,68    18,57   0,52   -7,98    22,18   0,49  ║ 
║  4   12   129   1     -5,67    10,28  0,42   -6,68    12,10   0,41   -7,98    14,46   0,39  ║ 
║  4   12   130   1     -5,67    15,77  0,53   -6,68    18,57   0,52   -7,98    22,18   0,50  ║ 
║  4   12   131   1     -5,67     0,16  0,04   -6,68     0,19   0,04   -7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4   12   132   1     -5,67     0,16  0,05   -6,68     0,19   0,05   -7,98     0,23   0,05  ║ 
║  4   12   133   1     -5,67     0,16  0,05   -6,68     0,19   0,04   -7,98     0,23   0,04  ║ 
║  4   12   134   1     -5,67     6,84  0,53   -6,68     8,06   0,52   -7,98     9,63   0,49  ║ 
║  4   12   135   1     -5,36    13,15  0,72   -6,16    15,12   0,69   -7,16    17,56   0,64  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1     1   1      5,23    49,91  0,86    5,77    55,03   0,79    7,10    58,01   0,78  ║ 
║  5    1     2   1      5,23    49,91  0,86    5,77    55,03   0,79    7,10    58,01   0,78  ║ 
║  5    1     3   1      5,42    43,93  0,83    6,11    49,53   0,78    7,56    52,95   0,77  ║ 
║  5    1     4   1      5,42     2,34  0,27    6,11     2,64   0,26    7,56     3,26   0,25  ║ 
║  5    1     5   1      0,21     0,09  0,02    0,38     0,17   0,02    0,51     0,23   0,03  ║ 
║  5    1     6   1     -0,21     0,10  0,02   -0,39     0,19   0,03   -0,51     0,25   0,03  ║ 
║  5    1     7   1      5,42     1,03  0,17    6,11     1,16   0,16    7,56     1,43   0,15  ║ 
║  5    1     8   1      5,42    48,43  0,86    6,11    54,61   0,80    7,56    56,57   0,80  ║ 
║  5    1     9   1      5,54    44,10  0,76    6,34    50,40   0,73    7,85    57,72   0,72  ║ 
║  5    1    10   1      5,54    33,10  0,81    6,34    37,82   0,77    7,85    40,72   0,77  ║ 
║  5    1    11   1      5,54     4,72  0,36    6,34     5,40   0,34    7,85     6,69   0,34  ║ 
║  5    1    12   1      5,54     6,66  0,43    6,34     7,61   0,41    7,85     9,44   0,41  ║ 
║  5    1    13   1      5,54     8,03  0,48    6,34     9,18   0,45    7,85    11,38   0,45  ║ 
║  5    1    14   1      5,54     4,72  0,35    6,34     5,40   0,34    7,85     6,69   0,33  ║ 
║  5    1    15   1      5,54    38,29  0,84    6,34    43,75   0,80    7,85    45,62   0,79  ║ 
║  5    1    16   1      5,54    42,06  0,74    6,34    48,06   0,70    7,85    57,18   0,69  ║ 
║  5    1    17   1      5,62    42,27  0,74    6,47    48,68   0,71    8,03    57,00   0,71  ║ 
║  5    1    18   1      5,62    12,49  0,53    6,47    14,39   0,51    8,03    17,85   0,50  ║ 
║  5    1    19   1      5,62     2,52  0,25    6,47     2,90   0,24    8,03     3,60   0,24  ║ 
║  5    1    20   1      5,62     6,08  0,39    6,47     7,00   0,38    8,03     8,69   0,38  ║ 
║  5    1    21   1      5,62     6,75  0,42    6,47     7,78   0,40    8,03     9,65   0,40  ║ 
║  5    1    22   1      5,62     1,77  0,17    6,47     2,04   0,17    8,03     2,54   0,16  ║ 
║  5    1    23   1      5,62    12,49  0,53    6,47    14,39   0,51    8,03    17,85   0,51  ║ 
║  5    1    24   1      5,62    45,73  0,73    6,47    52,66   0,70    8,03    62,34   0,70  ║ 
║  5    1    25   1      5,67    42,69  0,75    6,57    49,45   0,72    8,16    56,94   0,72  ║ 
║  5    1    26   1      5,67    12,62  0,54    6,57    14,61   0,52    8,16    18,15   0,52  ║ 
║  5    1    27   1      5,67     6,82  0,43    6,57     7,90   0,42    8,16     9,81   0,42  ║ 
║  5    1    28   1      5,67     8,94  0,61    6,57    10,35   0,59    8,16    12,86   0,58  ║ 
║  5    1    29   1      5,67    18,59  0,71    6,57    21,52   0,68    8,16    26,23   0,68  ║ 
║  5    1    30   1      5,67    18,59  0,70    6,57    21,52   0,68    8,16    26,57   0,67  ║ 
║  5    1    31   1      5,67     8,94  0,60    6,57    10,35   0,58    8,16    12,86   0,58  ║ 
║  5    1    32   1      5,67     7,87  0,47    6,57     9,11   0,45    8,16    11,32   0,45  ║ 
║  5    1    33   1      5,67    12,62  0,54    6,57    14,61   0,52    8,16    18,15   0,52  ║ 
║  5    1    34   1      5,67    46,18  0,74    6,57    53,49   0,72    8,16    62,08   0,71  ║ 
║  5    1    35   1      5,75    44,32  0,80    6,71    51,70   0,77    8,34    55,74   0,77  ║ 
║  5    1    36   1      5,75    36,12  0,72    6,71    42,13   0,70    8,34    49,91   0,70  ║ 
║  5    1    37   1      5,75     4,90  0,39    6,71     5,71   0,38    8,34     7,10   0,38  ║ 
║  5    1    38   1      5,75     7,61  0,46    6,71     8,88   0,45    8,34    11,05   0,45  ║ 
║  5    1    39   1      5,75     6,22  0,42    6,71     7,26   0,40    8,34     9,02   0,40  ║ 
║  5    1    40   1      5,75     4,27  0,36    6,71     4,98   0,35    8,34     6,19   0,34  ║ 
║  5    1    41   1      5,75    36,48  0,75    6,71    42,55   0,73    8,34    48,63   0,73  ║ 
║  5    1    42   1      5,75    46,43  0,75    6,71    54,17   0,73    8,34    62,10   0,72  ║ 
║  5    1    43   1      5,87    45,26  0,91    6,93    49,81   0,89    8,64    49,81   0,89  ║ 
║  5    1    44   1      5,87     2,63  0,32    6,93     3,11   0,32    8,64     3,87   0,31  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1    45   1      5,87    47,06  0,92    6,93    50,94   0,91    8,64    50,94   0,91  ║ 
║  5    1    46   1      6,06    61,51  1,00    7,27    61,62   1,00    9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5    1    47   1      6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    1    48   1      6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    1    49   1      5,75     4,90  0,61    6,71     5,71   0,59    8,34     7,10   0,59  ║ 
║  5    1    50   1      6,06    60,78  1,00    7,27    60,78   1,00    9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5    1    51   1      0,05     0,16  0,01    0,10     0,29   0,01    0,13     0,38   0,01  ║ 
║  5    1    52   1     -0,05     0,16  0,01   -0,09     0,28   0,01   -0,12     0,38   0,01  ║ 
║  5    1    53   1      0,15     0,04  0,00    0,28     0,08   0,01    0,37     0,11   0,01  ║ 
║  5    1    54   1     -0,16     0,05  0,00   -0,29     0,08   0,01   -0,38     0,11   0,01  ║ 
║  5    1    55   1      5,54     3,00  0,34    6,34     3,42   0,32    7,85     4,24   0,32  ║ 
║  5    1    56   1      5,87     5,67  0,44    6,93     6,69   0,43    8,64     8,33   0,43  ║ 
║  5    1    57   1      5,87     2,14  0,30    6,92     2,52   0,29    8,63     3,14   0,29  ║ 
║  5    1    58   1      0,35     0,26  0,03    0,64     0,48   0,04    0,85     0,63   0,05  ║ 
║  5    1    59   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    60   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    61   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    62   1      0,35     0,65  0,04    0,64     1,18   0,06    0,85     1,56   0,06  ║ 
║  5    1    63   1      0,35     0,65  0,03    0,64     1,17   0,05    0,85     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    64   1      0,35     0,65  0,03    0,64     1,18   0,05    0,85     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    65   1      0,35     0,65  0,04    0,64     1,18   0,06    0,85     1,56   0,06  ║ 
║  5    1    66   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    67   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    68   1      0,35     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    69   1      0,35     0,38  0,04    0,64     0,69   0,06    0,85     0,92   0,06  ║ 
║  5    1    70   1      0,33     0,30  0,02    0,60     0,54   0,04    0,79     0,72   0,04  ║ 
║  5    1    71   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    72   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    73   1      0,33     0,23  0,02    0,60     0,41   0,03    0,79     0,55   0,03  ║ 
║  5    1    74   1      0,33     0,28  0,02    0,60     0,51   0,03    0,79     0,68   0,04  ║ 
║  5    1    75   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    76   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    1    77   1      0,33     0,34  0,02    0,60     0,61   0,04    0,79     0,81   0,04  ║ 
║  5    1    78   1      0,21     0,20  0,02    0,38     0,37   0,02    0,51     0,49   0,02  ║ 
║  5    1    79   1      0,21     0,41  0,02    0,38     0,75   0,03    0,51     1,00   0,03  ║ 
║  5    1    80   1      0,21     0,41  0,03    0,38     0,75   0,04    0,51     1,00   0,04  ║ 
║  5    1    81   1      0,21     0,39  0,01    0,38     0,70   0,02    0,51     0,93   0,02  ║ 
║  5    1    82   1      0,21     0,28  0,02    0,38     0,51   0,02    0,51     0,67   0,03  ║ 
║  5    1    83   1      0,21     0,55  0,02    0,38     1,00   0,03    0,51     1,33   0,04  ║ 
║  5    1    84   1      0,21     0,18  0,01    0,38     0,33   0,02    0,51     0,43   0,02  ║ 
║  5    1    85   1      0,21     0,41  0,03    0,38     0,75   0,05    0,51     1,00   0,05  ║ 
║  5    1    86   1      0,15     0,90  0,02    0,28     1,64   0,03    0,37     2,17   0,04  ║ 
║  5    1    87   1      0,15     0,61  0,02    0,28     1,10   0,03    0,37     1,46   0,04  ║ 
║  5    1    88   1      0,15     0,30  0,02    0,28     0,55   0,02    0,37     0,73   0,03  ║ 
║  5    1    89   1      0,15     1,15  0,02    0,28     2,09   0,04    0,37     2,77   0,04  ║ 
║  5    1    90   1      0,21     0,62  0,02    0,38     1,13   0,04    0,51     1,49   0,04  ║ 
║  5    1    91   1      0,15     0,32  0,02    0,28     0,59   0,02    0,37     0,78   0,03  ║ 
║  5    1    92   1      0,15     0,24  0,02    0,28     0,44   0,02    0,37     0,58   0,02  ║ 
║  5    1    93   1      0,05     0,31  0,01    0,10     0,56   0,01    0,13     0,73   0,01  ║ 
║  5    1    94   1      0,05     0,02  0,00    0,10     0,04   0,00    0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    95   1     -0,05     0,30  0,01   -0,09     0,55   0,01   -0,12     0,73   0,01  ║ 
║  5    1    96   1     -0,05     0,02  0,00   -0,09     0,04   0,00   -0,12     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    97   1     -0,21     0,42  0,03   -0,39     0,76   0,05   -0,51     1,00   0,05  ║ 
║  5    1    98   1     -0,16     0,92  0,02   -0,29     1,67   0,03   -0,38     2,21   0,04  ║ 
║  5    1    99   1     -0,16     0,62  0,02   -0,29     1,12   0,03   -0,38     1,48   0,04  ║ 
║  5    1   100   1     -0,16     0,31  0,02   -0,29     0,56   0,02   -0,38     0,74   0,03  ║ 
║  5    1   101   1     -0,16     1,15  0,02   -0,29     2,09   0,04   -0,38     2,77   0,04  ║ 
║  5    1   102   1     -0,16     0,13  0,01   -0,29     0,24   0,01   -0,38     0,32   0,02  ║ 
║  5    1   103   1      5,87     6,35  0,40    6,93     7,50   0,40    8,64     9,34   0,39  ║ 
║  5    1   104   1     -0,21     0,18  0,01   -0,39     0,33   0,02   -0,51     0,43   0,02  ║ 
║  5    1   105   1     -0,21     0,42  0,02   -0,39     0,76   0,03   -0,51     1,00   0,03  ║ 
║  5    1   106   1     -0,21     0,42  0,03   -0,39     0,76   0,04   -0,51     1,00   0,04  ║ 
║  5    1   107   1     -0,21     0,40  0,01   -0,39     0,73   0,02   -0,51     0,97   0,02  ║ 
║  5    1   108   1     -0,21     0,28  0,02   -0,39     0,51   0,03   -0,51     0,68   0,03  ║ 
║  5    1   109   1     -0,21     0,56  0,02   -0,39     1,01   0,04   -0,51     1,34   0,04  ║ 
║  5    1   110   1     -0,21     0,14  0,01   -0,39     0,25   0,02   -0,51     0,33   0,02  ║ 
║  5    1   111   1     -0,21     0,57  0,02   -0,39     1,03   0,04   -0,51     1,37   0,04  ║ 
║  5    1   112   1     -0,33     0,28  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,80     0,68   0,04  ║ 
║  5    1   113   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    1   114   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    1   115   1     -0,33     0,25  0,02   -0,60     0,45   0,03   -0,80     0,59   0,03  ║ 
║  5    1   116   1     -0,33     0,28  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,80     0,68   0,04  ║ 
║  5    1   117   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    1   118   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    1   119   1     -0,33     0,34  0,02   -0,60     0,62   0,04   -0,80     0,82   0,04  ║ 
║  5    1   120   1     -0,36     0,25  0,03   -0,65     0,45   0,04   -0,86     0,60   0,05  ║ 
║  5    1   121   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   122   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   123   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   124   1     -0,36     0,68  0,04   -0,65     1,24   0,06   -0,86     1,64   0,06  ║ 
║  5    1   125   1     -0,36     0,80  0,04   -0,65     1,45   0,06   -0,86     1,92   0,06  ║ 
║  5    1   126   1     -0,36     0,52  0,03   -0,65     0,95   0,05   -0,86     1,25   0,05  ║ 
║  5    1   127   1     -0,36     0,80  0,04   -0,65     1,45   0,06   -0,86     1,92   0,06  ║ 
║  5    1   128   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   129   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   130   1     -0,36     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,86     0,02   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1   131   1     -0,36     0,35  0,03   -0,65     0,63   0,05   -0,86     0,83   0,06  ║ 
║  5    1   132   1     -0,16     0,31  0,02   -0,29     0,56   0,03   -0,38     0,74   0,03  ║ 
║  5    1   133   1      5,31    50,69  0,87    5,86    55,88   0,80    7,34    58,01   0,80  ║ 
║  5    2     2   1      5,31    50,69  0,87    5,86    55,88   0,80    7,34    58,01   0,80  ║ 
║  5    2     3   1      5,48    44,44  0,84    6,18    50,09   0,79    7,74    52,95   0,79  ║ 
║  5    2     4   1      5,48     2,36  0,28    6,18     2,66   0,26    7,74     3,34   0,26  ║ 
║  5    2     5   1      4,90     2,20  0,36    5,67     2,54   0,35    6,37     2,86   0,31  ║ 
║  5    2     6   1      4,52     2,23  0,35    4,94     2,44   0,32    5,47     2,70   0,29  ║ 
║  5    2     7   1      5,48     1,04  0,17    6,18     1,17   0,16    7,74     1,47   0,16  ║ 
║  5    2     8   1      5,48    49,00  0,87    6,18    55,23   0,81    7,74    56,57   0,81  ║ 
║  5    2     9   1      5,60    44,51  0,77    6,39    50,84   0,73    8,00    57,72   0,73  ║ 
║  5    2    10   1      5,60    33,40  0,82    6,39    38,15   0,78    8,00    40,72   0,78  ║ 
║  5    2    11   1      5,60     4,77  0,36    6,39     5,44   0,35    8,00     6,81   0,35  ║ 
║  5    2    12   1      5,60     6,73  0,43    6,39     7,68   0,41    8,00     9,61   0,41  ║ 
║  5    2    13   1      5,60     8,11  0,48    6,39     9,26   0,46    8,00    11,59   0,46  ║ 
║  5    2    14   1      5,60     4,77  0,36    6,39     5,44   0,34    8,00     6,81   0,34  ║ 
║  5    2    15   1      5,60    38,64  0,85    6,39    44,13   0,81    8,00    45,62   0,81  ║ 
║  5    2    16   1      5,60    42,44  0,74    6,39    48,48   0,71    8,00    57,18   0,71  ║ 
║  5    2    17   1      5,66    42,60  0,75    6,52    49,04   0,72    8,16    57,00   0,72  ║ 
║  5    2    18   1      5,66    12,59  0,53    6,52    14,49   0,51    8,16    18,14   0,51  ║ 
║  5    2    19   1      5,66     2,54  0,25    6,52     2,92   0,24    8,16     3,66   0,24  ║ 
║  5    2    20   1      5,66     6,13  0,40    6,52     7,05   0,38    8,16     8,82   0,38  ║ 
║  5    2    21   1      5,66     6,81  0,42    6,52     7,83   0,40    8,16     9,80   0,40  ║ 
║  5    2    22   1      5,66     1,79  0,17    6,52     2,06   0,17    8,15     2,58   0,17  ║ 
║  5    2    23   1      5,66    12,59  0,54    6,52    14,49   0,51    8,16    18,14   0,51  ║ 
║  5    2    24   1      5,66    46,08  0,74    6,52    53,05   0,71    8,16    62,34   0,71  ║ 
║  5    2    25   1      5,71    42,98  0,75    6,61    49,76   0,73    8,27    56,94   0,73  ║ 
║  5    2    26   1      5,71    12,70  0,54    6,61    14,71   0,52    8,27    18,40   0,52  ║ 
║  5    2    27   1      5,71     6,87  0,44    6,61     7,95   0,42    8,27     9,94   0,42  ║ 
║  5    2    28   1      5,71     9,00  0,61    6,61    10,42   0,59    8,27    13,04   0,59  ║ 
║  5    2    29   1      5,71    18,71  0,71    6,61    21,66   0,69    8,27    26,23   0,69  ║ 
║  5    2    30   1      5,71    18,71  0,70    6,61    21,66   0,68    8,27    26,57   0,68  ║ 
║  5    2    31   1      5,71     9,00  0,61    6,61    10,42   0,59    8,27    13,04   0,59  ║ 
║  5    2    32   1      5,71     7,92  0,47    6,61     9,17   0,46    8,27    11,47   0,46  ║ 
║  5    2    33   1      5,71    12,70  0,54    6,61    14,71   0,52    8,27    18,40   0,52  ║ 
║  5    2    34   1      5,71    46,49  0,75    6,61    53,82   0,72    8,27    62,08   0,72  ║ 
║  5    2    35   1      5,78    44,55  0,80    6,74    51,96   0,78    8,43    55,74   0,78  ║ 
║  5    2    36   1      5,78    36,31  0,73    6,74    42,34   0,71    8,43    49,91   0,71  ║ 
║  5    2    37   1      5,78     4,92  0,39    6,74     5,74   0,38    8,43     7,18   0,38  ║ 
║  5    2    38   1      5,78     7,65  0,47    6,74     8,93   0,45    8,43    11,17   0,45  ║ 
║  5    2    39   1      5,78     6,25  0,42    6,74     7,29   0,41    8,43     9,12   0,41  ║ 
║  5    2    40   1      5,78     4,29  0,36    6,74     5,01   0,35    8,43     6,26   0,35  ║ 
║  5    2    41   1      5,78    36,67  0,75    6,74    42,76   0,73    8,43    48,63   0,73  ║ 
║  5    2    42   1      5,78    46,68  0,75    6,74    54,44   0,73    8,43    62,10   0,73  ║ 
║  5    2    43   1      5,89    45,40  0,91    6,95    49,81   0,90    8,69    49,81   0,90  ║ 
║  5    2    44   1      5,89     2,64  0,32    6,95     3,12   0,32    8,69     3,90   0,32  ║ 
║  5    2    45   1      5,89    47,22  0,93    6,95    50,94   0,91    8,69    50,94   0,91  ║ 
║  5    2    46   1      6,06    61,51  1,00    7,27    61,62   1,00    9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5    2    47   1      6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    2    48   1      6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    2    49   1      5,78     4,92  0,61    6,74     5,74   0,59    8,43     7,18   0,59  ║ 
║  5    2    50   1      6,06    60,78  1,00    7,27    60,78   1,00    9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5    2    51   1      4,76    14,34  0,59    5,40    16,26   0,56    6,03    18,18   0,50  ║ 
║  5    2    52   1      4,66    14,05  0,58    5,22    15,72   0,54    5,81    17,52   0,48  ║ 
║  5    2    53   1      4,85     1,40  0,14    5,57     1,60   0,14    6,25     1,80   0,12  ║ 
║  5    2    54   1      4,57     1,31  0,13    5,04     1,45   0,12    5,59     1,61   0,11  ║ 
║  5    2    55   1      5,60     3,02  0,34    6,39     3,45   0,33    8,00     4,32   0,33  ║ 
║  5    2    56   1      5,89     5,68  0,44    6,95     6,71   0,43    8,69     8,39   0,43  ║ 
║  5    2    57   1      5,89     2,14  0,30    6,94     2,53   0,29    8,68     3,16   0,29  ║ 
║  5    2    58   1      5,03     3,74  0,40    5,91     4,39   0,39    6,67     4,95   0,36  ║ 
║  5    2    59   1      5,03     0,12  0,04    5,91     0,14   0,04    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    60   1      5,03     0,12  0,03    5,91     0,14   0,03    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    61   1      5,03     0,12  0,04    5,91     0,14   0,04    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    62   1      5,03     9,22  0,52    5,91    10,83   0,51    6,67    12,22   0,46  ║ 
║  5    2    63   1      5,03     9,22  0,44    5,91    10,83   0,43    6,67    12,22   0,39  ║ 
║  5    2    64   1      5,03     9,22  0,44    5,91    10,83   0,43    6,67    12,22   0,39  ║ 
║  5    2    65   1      5,03     9,22  0,53    5,91    10,83   0,51    6,67    12,22   0,47  ║ 
║  5    2    66   1      5,03     0,12  0,04    5,91     0,14   0,04    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    67   1      5,03     0,12  0,04    5,91     0,14   0,03    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    68   1      5,03     0,12  0,03    5,91     0,14   0,03    6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    2    69   1      5,03     5,44  0,53    5,91     6,39   0,52    6,67     7,22   0,47  ║ 
║  5    2    70   1      5,01     4,55  0,36    5,87     5,33   0,35    6,62     6,01   0,31  ║ 
║  5    2    71   1      5,01     9,83  0,50    5,87    11,52   0,49    6,62    13,00   0,44  ║ 
║  5    2    72   1      5,01     9,83  0,49    5,87    11,52   0,48    6,62    13,00   0,44  ║ 
║  5    2    73   1      5,01     3,46  0,31    5,87     4,05   0,30    6,62     4,57   0,27  ║ 
║  5    2    74   1      5,01     4,27  0,34    5,87     5,00   0,34    6,62     5,64   0,30  ║ 
║  5    2    75   1      5,01     9,83  0,49    5,87    11,52   0,48    6,62    13,00   0,43  ║ 
║  5    2    76   1      5,01     9,83  0,49    5,87    11,52   0,48    6,62    13,00   0,43  ║ 
║  5    2    77   1      5,01     5,12  0,37    5,87     6,01   0,37    6,62     6,78   0,33  ║ 
║  5    2    78   1      4,90     4,73  0,36    5,67     5,47   0,34    6,37     6,15   0,31  ║ 
║  5    2    79   1      4,90     9,62  0,50    5,67    11,12   0,48    6,37    12,50   0,44  ║ 
║  5    2    80   1      4,90     9,62  0,60    5,67    11,12   0,58    6,37    12,50   0,52  ║ 
║  5    2    81   1      4,90     8,98  0,34    5,67    10,38   0,33    6,37    11,67   0,29  ║ 
║  5    2    82   1      4,90     6,49  0,38    5,67     7,51   0,37    6,37     8,44   0,33  ║ 
║  5    2    83   1      4,90    12,83  0,53    5,67    14,84   0,51    6,37    16,68   0,46  ║ 
║  5    2    84   1      4,90     4,17  0,32    5,67     4,83   0,31    6,37     5,43   0,28  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    2    85   1      4,90     9,62  0,76    5,67    11,12   0,74    6,37    12,50   0,66  ║ 
║  5    2    86   1      4,85    28,35  0,70    5,57    32,55   0,67    6,25    36,52   0,60  ║ 
║  5    2    87   1      4,85    19,05  0,70    5,57    21,88   0,67    6,25    24,55   0,60  ║ 
║  5    2    88   1      4,85     9,52  0,51    5,57    10,93   0,49    6,25    12,26   0,44  ║ 
║  5    2    89   1      4,85    36,20  0,75    5,57    41,56   0,72    6,25    46,64   0,64  ║ 
║  5    2    90   1      4,90    14,45  0,58    5,67    16,70   0,55    6,37    18,77   0,50  ║ 
║  5    2    91   1      4,85    10,15  0,51    5,57    11,66   0,49    6,25    13,08   0,44  ║ 
║  5    2    92   1      4,85     7,64  0,47    5,57     8,78   0,45    6,25     9,85   0,40  ║ 
║  5    2    93   1      4,76    27,81  0,72    5,40    31,53   0,68    6,03    35,26   0,61  ║ 
║  5    2    94   1      4,76     2,13  0,23    5,40     2,42   0,22    6,03     2,71   0,20  ║ 
║  5    2    95   1      4,66    27,26  0,70    5,22    30,49   0,66    5,81    33,97   0,58  ║ 
║  5    2    96   1      4,66     2,09  0,23    5,22     2,34   0,21    5,81     2,61   0,19  ║ 
║  5    2    97   1      4,52     8,87  0,70    4,94     9,70   0,64    5,47    10,74   0,57  ║ 
║  5    2    98   1      4,57    26,70  0,66    5,04    29,44   0,60    5,59    32,67   0,54  ║ 
║  5    2    99   1      4,57    17,95  0,66    5,04    19,79   0,61    5,59    21,96   0,54  ║ 
║  5    2   100   1      4,57     8,97  0,47    5,04     9,89   0,43    5,59    10,97   0,38  ║ 
║  5    2   101   1      4,57    33,54  0,68    5,04    36,97   0,62    5,59    41,04   0,55  ║ 
║  5    2   102   1      4,57     3,89  0,29    5,04     4,29   0,26    5,59     4,76   0,23  ║ 
║  5    2   103   1      5,89     6,37  0,40    6,95     7,52   0,40    8,69     9,40   0,40  ║ 
║  5    2   104   1      4,52     3,85  0,31    4,94     4,21   0,28    5,47     4,66   0,25  ║ 
║  5    2   105   1      4,52     8,87  0,46    4,94     9,70   0,42    5,47    10,74   0,37  ║ 
║  5    2   106   1      4,52     8,87  0,57    4,94     9,70   0,52    5,47    10,74   0,46  ║ 
║  5    2   107   1      4,52     8,58  0,32    4,94     9,38   0,29    5,47    10,39   0,26  ║ 
║  5    2   108   1      4,52     5,99  0,38    4,94     6,55   0,35    5,47     7,25   0,31  ║ 
║  5    2   109   1      4,52    11,83  0,50    4,94    12,94   0,46    5,47    14,33   0,40  ║ 
║  5    2   110   1      4,52     2,89  0,25    4,94     3,16   0,23    5,47     3,50   0,20  ║ 
║  5    2   111   1      4,52    12,13  0,51    4,94    13,27   0,46    5,47    14,69   0,41  ║ 
║  5    2   112   1      4,41     3,76  0,30    4,74     4,04   0,27    5,22     4,45   0,23  ║ 
║  5    2   113   1      4,41     8,66  0,44    4,74     9,30   0,39    5,22    10,25   0,35  ║ 
║  5    2   114   1      4,41     8,66  0,43    4,74     9,30   0,39    5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    2   115   1      4,41     3,28  0,28    4,74     3,52   0,25    5,22     3,88   0,22  ║ 
║  5    2   116   1      4,41     3,76  0,30    4,74     4,04   0,27    5,22     4,45   0,24  ║ 
║  5    2   117   1      4,41     8,66  0,43    4,74     9,30   0,39    5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    2   118   1      4,41     8,66  0,43    4,74     9,30   0,39    5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    2   119   1      4,41     4,51  0,33    4,74     4,85   0,30    5,22     5,34   0,26  ║ 
║  5    2   120   1      4,39     3,03  0,36    4,69     3,24   0,32    5,16     3,56   0,28  ║ 
║  5    2   121   1      4,39     0,10  0,04    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   122   1      4,39     0,10  0,04    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   123   1      4,39     0,10  0,03    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   124   1      4,39     8,32  0,46    4,69     8,90   0,41    5,16     9,80   0,36  ║ 
║  5    2   125   1      4,39     9,76  0,46    4,69    10,43   0,41    5,16    11,48   0,36  ║ 
║  5    2   126   1      4,39     6,36  0,36    4,69     6,80   0,32    5,16     7,48   0,29  ║ 
║  5    2   127   1      4,39     9,76  0,49    4,69    10,43   0,44    5,16    11,48   0,39  ║ 
║  5    2   128   1      4,39     0,10  0,03    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   129   1      4,39     0,10  0,04    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   130   1      4,39     0,10  0,03    4,69     0,11   0,03    5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   131   1      4,39     4,23  0,42    4,69     4,53   0,37    5,16     4,98   0,33  ║ 
║  5    2   132   1      4,57     8,97  0,57    5,04     9,89   0,52    5,59    10,97   0,46  ║ 
║  5    2   133   1      2,63    25,05  0,43    3,01    28,69   0,41    3,46    33,00   0,38  ║ 
║  5    3     2   1      2,63    25,05  0,43    3,01    28,69   0,41    3,46    33,00   0,38  ║ 
║  5    3     3   1      2,60    21,10  0,40    2,98    24,17   0,38    3,42    27,67   0,35  ║ 
║  5    3     4   1      2,60     1,12  0,13    2,98     1,29   0,13    3,42     1,47   0,12  ║ 
║  5    3     5   1      6,38     2,86  0,47    7,66     3,43   0,47    9,54     4,28   0,47  ║ 
║  5    3     6   1      6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    3     7   1      2,60     0,49  0,08    2,98     0,57   0,08    3,42     0,65   0,07  ║ 
║  5    3     8   1      2,60    23,26  0,41    2,98    26,66   0,39    3,42    30,51   0,36  ║ 
║  5    3     9   1      2,59    20,60  0,36    2,97    23,62   0,34    3,39    26,95   0,31  ║ 
║  5    3    10   1      2,59    15,46  0,38    2,97    17,72   0,36    3,39    20,23   0,33  ║ 
║  5    3    11   1      2,59     2,21  0,17    2,97     2,53   0,16    3,39     2,89   0,15  ║ 
║  5    3    12   1      2,59     3,11  0,20    2,97     3,57   0,19    3,39     4,07   0,18  ║ 
║  5    3    13   1      2,59     3,75  0,22    2,97     4,30   0,21    3,39     4,91   0,19  ║ 
║  5    3    14   1      2,59     2,21  0,17    2,97     2,53   0,16    3,39     2,89   0,14  ║ 
║  5    3    15   1      2,59    17,89  0,39    2,97    20,50   0,37    3,39    23,40   0,34  ║ 
║  5    3    16   1      2,59    19,65  0,34    2,97    22,52   0,33    3,39    25,70   0,30  ║ 
║  5    3    17   1      2,58    19,42  0,34    2,96    22,27   0,33    3,37    25,37   0,30  ║ 
║  5    3    18   1      2,58     5,74  0,24    2,96     6,58   0,23    3,37     7,50   0,21  ║ 
║  5    3    19   1      2,58     1,16  0,11    2,96     1,33   0,11    3,37     1,51   0,10  ║ 
║  5    3    20   1      2,58     2,79  0,18    2,96     3,20   0,17    3,37     3,65   0,16  ║ 
║  5    3    21   1      2,58     3,10  0,19    2,96     3,56   0,18    3,37     4,05   0,17  ║ 
║  5    3    22   1      2,58     0,82  0,08    2,96     0,93   0,08    3,37     1,07   0,07  ║ 
║  5    3    23   1      2,58     5,74  0,24    2,96     6,58   0,23    3,37     7,50   0,21  ║ 
║  5    3    24   1      2,58    21,01  0,34    2,96    24,09   0,32    3,37    27,44   0,29  ║ 
║  5    3    25   1      2,58    19,38  0,34    2,95    22,22   0,33    3,36    25,27   0,30  ║ 
║  5    3    26   1      2,58     5,73  0,24    2,95     6,57   0,23    3,36     7,47   0,21  ║ 
║  5    3    27   1      2,58     3,10  0,20    2,95     3,55   0,19    3,36     4,04   0,17  ║ 
║  5    3    28   1      2,58     4,06  0,28    2,95     4,65   0,26    3,36     5,29   0,24  ║ 
║  5    3    29   1      2,58     8,44  0,32    2,95     9,67   0,31    3,36    11,00   0,28  ║ 
║  5    3    30   1      2,58     8,44  0,32    2,95     9,67   0,30    3,36    11,00   0,28  ║ 
║  5    3    31   1      2,58     4,06  0,27    2,95     4,65   0,26    3,36     5,29   0,24  ║ 
║  5    3    32   1      2,58     3,57  0,21    2,95     4,09   0,20    3,36     4,66   0,19  ║ 
║  5    3    33   1      2,58     5,73  0,24    2,95     6,57   0,23    3,36     7,47   0,21  ║ 
║  5    3    34   1      2,58    20,96  0,34    2,95    24,03   0,32    3,36    27,34   0,29  ║ 
║  5    3    35   1      2,57    19,79  0,36    2,94    22,69   0,34    3,34    25,77   0,31  ║ 
║  5    3    36   1      2,57    16,13  0,32    2,94    18,49   0,31    3,34    21,00   0,28  ║ 
║  5    3    37   1      2,57     2,19  0,17    2,94     2,51   0,17    3,34     2,85   0,15  ║ 
║  5    3    38   1      2,57     3,40  0,21    2,94     3,90   0,20    3,34     4,43   0,18  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    3    39   1      2,57     2,78  0,19    2,94     3,18   0,18    3,34     3,62   0,16  ║ 
║  5    3    40   1      2,57     1,91  0,16    2,94     2,19   0,15    3,34     2,48   0,14  ║ 
║  5    3    41   1      2,57    16,29  0,33    2,94    18,68   0,32    3,34    21,21   0,29  ║ 
║  5    3    42   1      2,57    20,74  0,33    2,94    23,78   0,32    3,34    27,00   0,29  ║ 
║  5    3    43   1      2,55    19,68  0,40    2,93    22,58   0,38    3,32    25,55   0,34  ║ 
║  5    3    44   1      2,55     1,15  0,14    2,93     1,31   0,13    3,32     1,49   0,12  ║ 
║  5    3    45   1      2,55    20,47  0,40    2,93    23,48   0,38    3,32    26,57   0,35  ║ 
║  5    3    46   1      2,53    25,69  0,42    2,91    29,48   0,40    3,27    33,21   0,36  ║ 
║  5    3    47   1      2,53     1,14  0,14    2,91     1,30   0,13    3,27     1,47   0,12  ║ 
║  5    3    48   1      2,53     1,88  0,18    2,91     2,16   0,17    3,27     2,43   0,15  ║ 
║  5    3    49   1      2,57     2,19  0,27    2,94     2,51   0,26    3,34     2,85   0,24  ║ 
║  5    3    50   1      2,53    25,38  0,42    2,91    29,13   0,40    3,27    32,81   0,36  ║ 
║  5    3    51   1      6,39    19,26  0,80    7,67    23,12   0,80    9,58    24,15   0,80  ║ 
║  5    3    52   1      6,40    19,30  0,80    7,69    23,16   0,80    9,60    24,15   0,80  ║ 
║  5    3    53   1      6,38     1,84  0,19    7,66     2,20   0,19    9,55     2,75   0,19  ║ 
║  5    3    54   1      6,42     1,85  0,18    7,70     2,22   0,18    9,62     2,77   0,18  ║ 
║  5    3    55   1      2,59     1,40  0,16    2,97     1,60   0,15    3,39     1,83   0,14  ║ 
║  5    3    56   1      2,55     2,46  0,19    2,93     2,83   0,18    3,32     3,20   0,16  ║ 
║  5    3    57   1      2,55     0,93  0,13    2,93     1,07   0,12    3,32     1,21   0,11  ║ 
║  5    3    58   1      6,36     4,72  0,51    7,64     5,67   0,51    9,51     7,06   0,51  ║ 
║  5    3    59   1      6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    3    60   1      6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    61   1      6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    3    62   1      6,36    11,65  0,66    7,64    14,00   0,66    9,51    17,42   0,66  ║ 
║  5    3    63   1      6,36    11,65  0,55    7,64    14,00   0,55    9,51    17,42   0,55  ║ 
║  5    3    64   1      6,36    11,65  0,55    7,64    14,00   0,55    9,51    17,42   0,55  ║ 
║  5    3    65   1      6,36    11,65  0,66    7,64    14,00   0,67    9,51    17,42   0,66  ║ 
║  5    3    66   1      6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    3    67   1      6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    68   1      6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    69   1      6,36     6,88  0,67    7,64     8,26   0,67    9,51    10,29   0,66  ║ 
║  5    3    70   1      6,36     5,78  0,45    7,64     6,94   0,45    9,51     8,64   0,45  ║ 
║  5    3    71   1      6,36    12,48  0,63    7,64    14,99   0,63    9,51    18,67   0,63  ║ 
║  5    3    72   1      6,36    12,48  0,63    7,64    14,99   0,63    9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    3    73   1      6,36     4,39  0,39    7,64     5,27   0,39    9,51     6,56   0,39  ║ 
║  5    3    74   1      6,36     5,42  0,44    7,64     6,51   0,44    9,51     8,10   0,44  ║ 
║  5    3    75   1      6,36    12,48  0,63    7,64    14,99   0,63    9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    3    76   1      6,36    12,48  0,62    7,64    14,99   0,62    9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    3    77   1      6,36     6,51  0,48    7,64     7,82   0,48    9,51     9,73   0,47  ║ 
║  5    3    78   1      6,38     6,15  0,47    7,66     7,39   0,47    9,54     9,21   0,46  ║ 
║  5    3    79   1      6,38    12,51  0,65    7,66    15,02   0,65    9,54    18,72   0,65  ║ 
║  5    3    80   1      6,38    12,51  0,79    7,66    15,02   0,79    9,54    15,90   0,78  ║ 
║  5    3    81   1      6,38    11,68  0,44    7,66    14,03   0,44    9,54    17,48   0,44  ║ 
║  5    3    82   1      6,38     8,44  0,50    7,66    10,14   0,50    9,54    12,64   0,49  ║ 
║  5    3    83   1      6,38    16,69  0,69    7,66    20,04   0,69    9,54    24,32   0,68  ║ 
║  5    3    84   1      6,38     5,43  0,42    7,66     6,52   0,42    9,54     8,12   0,42  ║ 
║  5    3    85   1      6,38    12,51  0,99    7,66    12,60   0,99    9,54    12,60   0,99  ║ 
║  5    3    86   1      6,38    37,29  0,91    7,66    40,76   0,92    9,55    40,76   0,91  ║ 
║  5    3    87   1      6,38    25,06  0,92    7,66    27,27   0,92    9,55    27,27   0,92  ║ 
║  5    3    88   1      6,38    12,52  0,67    7,66    15,04   0,67    9,55    18,58   0,67  ║ 
║  5    3    89   1      6,38    47,62  0,99    7,66    48,21   0,99    9,55    48,21   0,99  ║ 
║  5    3    90   1      6,38    18,79  0,75    7,66    22,56   0,75    9,54    25,12   0,75  ║ 
║  5    3    91   1      6,38    13,36  0,68    7,66    16,04   0,68    9,55    19,76   0,67  ║ 
║  5    3    92   1      6,38    10,06  0,62    7,66    12,07   0,62    9,55    15,05   0,62  ║ 
║  5    3    93   1      6,39    37,36  0,97    7,67    38,60   0,97    9,58    38,60   0,97  ║ 
║  5    3    94   1      6,39     2,87  0,31    7,67     3,44   0,31    9,58     4,29   0,31  ║ 
║  5    3    95   1      6,40    37,43  0,97    7,69    38,76   0,97    9,60    38,76   0,96  ║ 
║  5    3    96   1      6,40     2,87  0,31    7,69     3,45   0,31    9,60     4,31   0,31  ║ 
║  5    3    97   1      6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    3    98   1      6,42    37,50  0,92    7,70    40,65   0,92    9,62    40,65   0,92  ║ 
║  5    3    99   1      6,42    25,20  0,93    7,70    27,05   0,93    9,62    27,05   0,93  ║ 
║  5    3   100   1      6,42    12,59  0,66    7,70    15,11   0,66    9,62    18,88   0,66  ║ 
║  5    3   101   1      6,42    47,09  0,95    7,70    49,32   0,95    9,62    49,32   0,95  ║ 
║  5    3   102   1      6,42     5,46  0,40    7,70     6,56   0,40    9,62     8,19   0,40  ║ 
║  5    3   103   1      2,55     2,76  0,17    2,93     3,17   0,17    3,32     3,59   0,15  ║ 
║  5    3   104   1      6,42     5,47  0,44    7,71     6,56   0,44    9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5    3   105   1      6,42    12,60  0,65    7,71    15,12   0,65    9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5    3   106   1      6,42    12,60  0,81    7,71    15,12   0,81    9,63    15,58   0,81  ║ 
║  5    3   107   1      6,42    12,19  0,45    7,71    14,62   0,45    9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5    3   108   1      6,42     8,51  0,54    7,71    10,21   0,54    9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5    3   109   1      6,42    16,82  0,71    7,71    20,18   0,71    9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5    3   110   1      6,42     4,10  0,35    7,71     4,92   0,35    9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5    3   111   1      6,42    17,24  0,72    7,71    20,69   0,72    9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5    3   112   1      6,44     5,48  0,43    7,72     6,58   0,43    9,66     8,23   0,43  ║ 
║  5    3   113   1      6,44    12,63  0,64    7,72    15,15   0,64    9,66    18,96   0,64  ║ 
║  5    3   114   1      6,44    12,63  0,63    7,72    15,15   0,63    9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    3   115   1      6,44     4,78  0,41    7,72     5,73   0,41    9,66     7,17   0,41  ║ 
║  5    3   116   1      6,44     5,48  0,44    7,72     6,58   0,44    9,66     8,23   0,44  ║ 
║  5    3   117   1      6,44    12,63  0,63    7,72    15,15   0,63    9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    3   118   1      6,44    12,63  0,63    7,72    15,15   0,63    9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    3   119   1      6,44     6,58  0,48    7,72     7,90   0,48    9,66     9,88   0,48  ║ 
║  5    3   120   1      6,44     4,44  0,52    7,73     5,33   0,52    9,67     6,67   0,52  ║ 
║  5    3   121   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   122   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   123   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   124   1      6,44    12,22  0,67    7,73    14,66   0,67    9,67    18,20   0,67  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    3   125   1      6,44    14,32  0,67    7,73    17,18   0,67    9,67    21,35   0,67  ║ 
║  5    3   126   1      6,44     9,33  0,53    7,73    11,20   0,53    9,67    14,01   0,53  ║ 
║  5    3   127   1      6,44    14,32  0,73    7,73    17,18   0,73    9,67    19,75   0,73  ║ 
║  5    3   128   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   129   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   130   1      6,44     0,15  0,05    7,73     0,18   0,05    9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   131   1      6,44     6,21  0,62    7,73     7,45   0,62    9,67     9,33   0,62  ║ 
║  5    3   132   1      6,42    12,59  0,80    7,70    15,11   0,80    9,62    15,82   0,80  ║ 
║  5    3   133   1      0,24     2,26  0,04    0,28     2,71   0,04    0,38     3,61   0,04  ║ 
║  5    4     2   1      0,24     2,26  0,04    0,28     2,71   0,04    0,38     3,61   0,04  ║ 
║  5    4     3   1      0,13     1,05  0,02    0,16     1,26   0,02    0,21     1,68   0,02  ║ 
║  5    4     4   1      0,13     0,06  0,01    0,16     0,07   0,01    0,21     0,09   0,01  ║ 
║  5    4     5   1      6,19     2,77  0,46    7,42     3,33   0,46    9,25     4,15   0,46  ║ 
║  5    4     6   1      6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    4     7   1      0,13     0,02  0,00    0,16     0,03   0,00    0,21     0,04   0,00  ║ 
║  5    4     8   1      0,13     1,16  0,02    0,16     1,39   0,02    0,21     1,86   0,02  ║ 
║  5    4     9   1      0,06     0,49  0,01    0,07     0,58   0,01    0,10     0,78   0,01  ║ 
║  5    4    10   1      0,06     0,37  0,01    0,07     0,44   0,01    0,10     0,58   0,01  ║ 
║  5    4    11   1      0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,10     0,08   0,00  ║ 
║  5    4    12   1      0,06     0,07  0,00    0,07     0,09   0,00    0,10     0,12   0,01  ║ 
║  5    4    13   1      0,06     0,09  0,01    0,07     0,11   0,01    0,10     0,14   0,01  ║ 
║  5    4    14   1      0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,10     0,08   0,00  ║ 
║  5    4    15   1      0,06     0,42  0,01    0,07     0,51   0,01    0,10     0,68   0,01  ║ 
║  5    4    16   1      0,06     0,46  0,01    0,07     0,56   0,01    0,10     0,74   0,01  ║ 
║  5    4    17   1      0,02     0,15  0,00    0,02     0,18   0,00    0,03     0,24   0,00  ║ 
║  5    4    18   1      0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    19   1      0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    20   1      0,02     0,02  0,00    0,02     0,03   0,00    0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    21   1      0,02     0,02  0,00    0,02     0,03   0,00    0,03     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    22   1      0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    23   1      0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    24   1      0,02     0,16  0,00    0,02     0,19   0,00    0,03     0,26   0,00  ║ 
║  5    4    25   1     -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,02     0,14   0,00  ║ 
║  5    4    26   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    27   1     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    28   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    29   1     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    30   1     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    31   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    32   1     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    33   1     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    34   1     -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,02     0,15   0,00  ║ 
║  5    4    35   1     -0,05     0,41  0,01   -0,06     0,49   0,01   -0,09     0,66   0,01  ║ 
║  5    4    36   1     -0,05     0,33  0,01   -0,06     0,40   0,01   -0,09     0,54   0,01  ║ 
║  5    4    37   1     -0,05     0,05  0,00   -0,06     0,05   0,00   -0,09     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    38   1     -0,05     0,07  0,00   -0,06     0,08   0,00   -0,09     0,11   0,00  ║ 
║  5    4    39   1     -0,05     0,06  0,00   -0,06     0,07   0,00   -0,09     0,09   0,00  ║ 
║  5    4    40   1     -0,05     0,04  0,00   -0,06     0,05   0,00   -0,09     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    41   1     -0,05     0,34  0,01   -0,06     0,41   0,01   -0,09     0,54   0,01  ║ 
║  5    4    42   1     -0,05     0,43  0,01   -0,06     0,52   0,01   -0,09     0,69   0,01  ║ 
║  5    4    43   1     -0,12     0,94  0,02   -0,15     1,13   0,02   -0,19     1,50   0,02  ║ 
║  5    4    44   1     -0,12     0,05  0,01   -0,15     0,07   0,01   -0,19     0,09   0,01  ║ 
║  5    4    45   1     -0,12     0,98  0,02   -0,15     1,17   0,02   -0,19     1,56   0,02  ║ 
║  5    4    46   1     -0,23     2,32  0,04   -0,27     2,79   0,04   -0,37     3,71   0,04  ║ 
║  5    4    47   1     -0,23     0,10  0,01   -0,27     0,12   0,01   -0,37     0,16   0,01  ║ 
║  5    4    48   1     -0,23     0,17  0,02   -0,27     0,20   0,02   -0,37     0,27   0,02  ║ 
║  5    4    49   1     -0,05     0,05  0,01   -0,06     0,05   0,01   -0,09     0,07   0,01  ║ 
║  5    4    50   1     -0,23     2,29  0,04   -0,27     2,75   0,04   -0,37     3,67   0,04  ║ 
║  5    4    51   1      6,27    18,90  0,78    7,53    22,69   0,78    9,40    24,15   0,78  ║ 
║  5    4    52   1      6,33    19,08  0,79    7,60    22,90   0,79    9,49    24,15   0,79  ║ 
║  5    4    53   1      6,22     1,79  0,18    7,46     2,15   0,18    9,31     2,68   0,18  ║ 
║  5    4    54   1      6,39     1,84  0,18    7,67     2,21   0,18    9,58     2,76   0,18  ║ 
║  5    4    55   1      0,06     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,10     0,05   0,00  ║ 
║  5    4    56   1     -0,12     0,12  0,01   -0,15     0,14   0,01   -0,19     0,19   0,01  ║ 
║  5    4    57   1     -0,12     0,04  0,01   -0,14     0,05   0,01   -0,19     0,07   0,01  ║ 
║  5    4    58   1      6,11     4,53  0,49    7,33     5,44   0,49    9,13     6,78   0,49  ║ 
║  5    4    59   1      6,11     0,14  0,05    7,33     0,17   0,05    9,13     0,21   0,05  ║ 
║  5    4    60   1      6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    61   1      6,11     0,14  0,05    7,33     0,17   0,05    9,13     0,21   0,05  ║ 
║  5    4    62   1      6,11    11,19  0,63    7,33    13,43   0,63    9,13    16,73   0,63  ║ 
║  5    4    63   1      6,11    11,19  0,53    7,33    13,43   0,53    9,13    16,73   0,53  ║ 
║  5    4    64   1      6,11    11,19  0,53    7,33    13,43   0,53    9,13    16,73   0,53  ║ 
║  5    4    65   1      6,11    11,19  0,64    7,33    13,43   0,64    9,13    16,73   0,64  ║ 
║  5    4    66   1      6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    67   1      6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    68   1      6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    69   1      6,11     6,61  0,64    7,33     7,93   0,64    9,13     9,87   0,64  ║ 
║  5    4    70   1      6,12     5,55  0,43    7,34     6,67   0,43    9,15     8,30   0,43  ║ 
║  5    4    71   1      6,12    12,01  0,61    7,34    14,41   0,61    9,15    17,95   0,61  ║ 
║  5    4    72   1      6,12    12,01  0,60    7,34    14,41   0,60    9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5    4    73   1      6,12     4,22  0,37    7,34     5,07   0,37    9,15     6,31   0,37  ║ 
║  5    4    74   1      6,12     5,21  0,42    7,34     6,25   0,42    9,15     7,79   0,42  ║ 
║  5    4    75   1      6,12    12,01  0,60    7,34    14,41   0,60    9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5    4    76   1      6,12    12,01  0,60    7,34    14,41   0,60    9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5    4    77   1      6,12     6,26  0,46    7,34     7,51   0,46    9,15     9,36   0,46  ║ 
║  5    4    78   1      6,19     5,97  0,45    7,42     7,16   0,45    9,25     8,93   0,45  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    4    79   1      6,19    12,14  0,63    7,42    14,57   0,63    9,25    18,16   0,63  ║ 
║  5    4    80   1      6,19    12,14  0,76    7,42    14,57   0,76    9,25    15,90   0,76  ║ 
║  5    4    81   1      6,19    11,33  0,43    7,42    13,60   0,43    9,25    16,96   0,43  ║ 
║  5    4    82   1      6,19     8,19  0,48    7,42     9,83   0,48    9,25    12,26   0,48  ║ 
║  5    4    83   1      6,19    16,19  0,67    7,42    19,43   0,67    9,25    24,23   0,66  ║ 
║  5    4    84   1      6,19     5,27  0,41    7,42     6,32   0,41    9,25     7,88   0,41  ║ 
║  5    4    85   1      6,19    12,14  0,96    7,42    12,60   0,96    9,25    12,60   0,96  ║ 
║  5    4    86   1      6,22    36,33  0,89    7,46    40,76   0,89    9,31    40,76   0,89  ║ 
║  5    4    87   1      6,22    24,42  0,90    7,46    27,27   0,90    9,31    27,27   0,89  ║ 
║  5    4    88   1      6,22    12,20  0,66    7,46    14,64   0,66    9,31    18,26   0,66  ║ 
║  5    4    89   1      6,22    46,40  0,96    7,46    48,21   0,96    9,31    48,21   0,96  ║ 
║  5    4    90   1      6,19    18,23  0,73    7,42    21,88   0,73    9,25    25,12   0,72  ║ 
║  5    4    91   1      6,22    13,01  0,66    7,46    15,61   0,66    9,31    19,47   0,66  ║ 
║  5    4    92   1      6,22     9,80  0,60    7,46    11,76   0,60    9,31    14,66   0,60  ║ 
║  5    4    93   1      6,27    36,67  0,95    7,53    38,60   0,95    9,40    38,60   0,95  ║ 
║  5    4    94   1      6,27     2,81  0,31    7,53     3,38   0,31    9,40     4,22   0,31  ║ 
║  5    4    95   1      6,33    37,01  0,95    7,60    38,76   0,95    9,49    38,76   0,95  ║ 
║  5    4    96   1      6,33     2,84  0,31    7,60     3,41   0,31    9,49     4,26   0,31  ║ 
║  5    4    97   1      6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    4    98   1      6,39    37,35  0,92    7,67    40,65   0,92    9,58    40,65   0,92  ║ 
║  5    4    99   1      6,39    25,11  0,93    7,67    27,05   0,93    9,58    27,05   0,93  ║ 
║  5    4   100   1      6,39    12,54  0,66    7,67    15,05   0,66    9,58    18,81   0,66  ║ 
║  5    4   101   1      6,39    46,91  0,95    7,67    49,32   0,95    9,58    49,32   0,95  ║ 
║  5    4   102   1      6,39     5,44  0,40    7,67     6,53   0,40    9,58     8,16   0,40  ║ 
║  5    4   103   1     -0,12     0,13  0,01   -0,15     0,16   0,01   -0,19     0,21   0,01  ║ 
║  5    4   104   1      6,42     5,47  0,44    7,71     6,56   0,44    9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5    4   105   1      6,42    12,60  0,65    7,71    15,12   0,65    9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5    4   106   1      6,42    12,60  0,81    7,71    15,12   0,81    9,63    15,58   0,81  ║ 
║  5    4   107   1      6,42    12,19  0,45    7,71    14,62   0,45    9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5    4   108   1      6,42     8,51  0,54    7,71    10,21   0,54    9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5    4   109   1      6,42    16,82  0,71    7,71    20,18   0,71    9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5    4   110   1      6,42     4,10  0,35    7,71     4,92   0,35    9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5    4   111   1      6,42    17,24  0,72    7,71    20,69   0,72    9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5    4   112   1      6,49     5,53  0,44    7,79     6,63   0,44    9,74     8,30   0,44  ║ 
║  5    4   113   1      6,49    12,74  0,65    7,79    15,28   0,65    9,74    19,12   0,65  ║ 
║  5    4   114   1      6,49    12,74  0,64    7,79    15,28   0,64    9,74    19,12   0,64  ║ 
║  5    4   115   1      6,49     4,82  0,42    7,79     5,78   0,42    9,74     7,23   0,42  ║ 
║  5    4   116   1      6,49     5,53  0,44    7,79     6,63   0,44    9,74     8,30   0,44  ║ 
║  5    4   117   1      6,49    12,74  0,64    7,79    15,28   0,64    9,74    19,12   0,64  ║ 
║  5    4   118   1      6,49    12,74  0,63    7,79    15,28   0,63    9,74    19,12   0,63  ║ 
║  5    4   119   1      6,49     6,64  0,49    7,79     7,97   0,49    9,74     9,97   0,49  ║ 
║  5    4   120   1      6,51     4,49  0,53    7,81     5,39   0,53    9,77     6,74   0,53  ║ 
║  5    4   121   1      6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   122   1      6,51     0,15  0,06    7,81     0,18   0,06    9,77     0,23   0,06  ║ 
║  5    4   123   1      6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   124   1      6,51    12,34  0,68    7,81    14,81   0,68    9,77    18,20   0,68  ║ 
║  5    4   125   1      6,51    14,47  0,68    7,81    17,36   0,68    9,77    21,35   0,68  ║ 
║  5    4   126   1      6,51     9,43  0,54    7,81    11,31   0,54    9,77    14,15   0,54  ║ 
║  5    4   127   1      6,51    14,47  0,73    7,81    17,36   0,73    9,77    19,75   0,73  ║ 
║  5    4   128   1      6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   129   1      6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   130   1      6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   131   1      6,51     6,28  0,62    7,81     7,53   0,62    9,77     9,42   0,62  ║ 
║  5    4   132   1      6,39    12,54  0,79    7,67    15,05   0,79    9,58    15,82   0,79  ║ 
║  5    4   133   1     -2,08    19,87  0,34   -2,38    22,75   0,33   -2,65    25,31   0,29  ║ 
║  5    5     2   1     -2,08    19,87  0,34   -2,38    22,75   0,33   -2,65    25,31   0,29  ║ 
║  5    5     3   1     -2,27    18,41  0,35   -2,61    21,19   0,33   -2,95    23,87   0,30  ║ 
║  5    5     4   1     -2,27     0,98  0,11   -2,61     1,13   0,11   -2,95     1,27   0,10  ║ 
║  5    5     5   1      6,00     2,69  0,44    7,19     3,23   0,44    8,98     4,03   0,44  ║ 
║  5    5     6   1      6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    5     7   1     -2,27     0,43  0,07   -2,61     0,50   0,07   -2,95     0,56   0,06  ║ 
║  5    5     8   1     -2,27    20,29  0,36   -2,61    23,36   0,34   -2,95    26,32   0,31  ║ 
║  5    5     9   1     -2,39    19,04  0,33   -2,76    21,98   0,32   -3,14    24,94   0,29  ║ 
║  5    5    10   1     -2,39    14,29  0,35   -2,76    16,49   0,34   -3,14    18,72   0,31  ║ 
║  5    5    11   1     -2,39     2,04  0,16   -2,76     2,35   0,15   -3,14     2,67   0,14  ║ 
║  5    5    12   1     -2,39     2,88  0,19   -2,76     3,32   0,18   -3,14     3,77   0,16  ║ 
║  5    5    13   1     -2,39     3,47  0,21   -2,76     4,00   0,20   -3,14     4,54   0,18  ║ 
║  5    5    14   1     -2,39     2,04  0,15   -2,76     2,35   0,15   -3,14     2,67   0,13  ║ 
║  5    5    15   1     -2,39    16,53  0,36   -2,76    19,08   0,35   -3,14    21,65   0,32  ║ 
║  5    5    16   1     -2,39    18,16  0,32   -2,76    20,96   0,31   -3,14    23,79   0,28  ║ 
║  5    5    17   1     -2,47    18,56  0,33   -2,85    21,46   0,31   -3,25    24,45   0,29  ║ 
║  5    5    18   1     -2,47     5,49  0,23   -2,85     6,34   0,22   -3,25     7,23   0,20  ║ 
║  5    5    19   1     -2,47     1,11  0,11   -2,85     1,28   0,11   -3,25     1,46   0,10  ║ 
║  5    5    20   1     -2,47     2,67  0,17   -2,85     3,09   0,17   -3,25     3,52   0,15  ║ 
║  5    5    21   1     -2,47     2,97  0,18   -2,85     3,43   0,18   -3,25     3,91   0,16  ║ 
║  5    5    22   1     -2,47     0,78  0,08   -2,85     0,90   0,07   -3,25     1,03   0,07  ║ 
║  5    5    23   1     -2,47     5,49  0,23   -2,85     6,34   0,22   -3,25     7,23   0,21  ║ 
║  5    5    24   1     -2,47    20,08  0,32   -2,85    23,22   0,31   -3,25    26,45   0,28  ║ 
║  5    5    25   1     -2,52    18,98  0,33   -2,92    21,97   0,32   -3,34    25,10   0,29  ║ 
║  5    5    26   1     -2,52     5,61  0,24   -2,92     6,49   0,23   -3,34     7,42   0,21  ║ 
║  5    5    27   1     -2,52     3,03  0,19   -2,92     3,51   0,19   -3,34     4,01   0,17  ║ 
║  5    5    28   1     -2,52     3,98  0,27   -2,92     4,60   0,26   -3,34     5,26   0,24  ║ 
║  5    5    29   1     -2,52     8,26  0,32   -2,92     9,57   0,30   -3,34    10,93   0,28  ║ 
║  5    5    30   1     -2,52     8,26  0,31   -2,92     9,57   0,30   -3,34    10,93   0,27  ║ 
║  5    5    31   1     -2,52     3,98  0,27   -2,92     4,60   0,26   -3,34     5,26   0,24  ║ 
║  5    5    32   1     -2,52     3,50  0,21   -2,92     4,05   0,20   -3,34     4,63   0,18  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    5    33   1     -2,52     5,61  0,24   -2,92     6,49   0,23   -3,34     7,42   0,21  ║ 
║  5    5    34   1     -2,52    20,53  0,33   -2,92    23,77   0,32   -3,34    27,16   0,29  ║ 
║  5    5    35   1     -2,60    20,02  0,36   -3,01    23,21   0,35   -3,45    26,60   0,32  ║ 
║  5    5    36   1     -2,60    16,31  0,33   -3,01    18,91   0,32   -3,45    21,68   0,29  ║ 
║  5    5    37   1     -2,60     2,21  0,18   -3,01     2,56   0,17   -3,45     2,94   0,16  ║ 
║  5    5    38   1     -2,60     3,44  0,21   -3,01     3,99   0,20   -3,45     4,57   0,19  ║ 
║  5    5    39   1     -2,60     2,81  0,19   -3,01     3,26   0,18   -3,45     3,73   0,17  ║ 
║  5    5    40   1     -2,60     1,93  0,16   -3,01     2,24   0,15   -3,45     2,56   0,14  ║ 
║  5    5    41   1     -2,60    16,48  0,34   -3,01    19,10   0,33   -3,45    21,90   0,30  ║ 
║  5    5    42   1     -2,60    20,98  0,34   -3,01    24,32   0,33   -3,45    27,87   0,30  ║ 
║  5    5    43   1     -2,72    20,96  0,42   -3,16    24,35   0,41   -3,64    28,06   0,38  ║ 
║  5    5    44   1     -2,72     1,22  0,15   -3,16     1,42   0,14   -3,64     1,63   0,13  ║ 
║  5    5    45   1     -2,72    21,79  0,43   -3,16    25,32   0,41   -3,64    29,18   0,38  ║ 
║  5    5    46   1     -2,91    29,51  0,48   -3,39    34,39   0,47   -3,93    39,92   0,43  ║ 
║  5    5    47   1     -2,91     1,30  0,16   -3,39     1,52   0,15   -3,93     1,76   0,14  ║ 
║  5    5    48   1     -2,91     2,16  0,21   -3,39     2,52   0,20   -3,93     2,92   0,19  ║ 
║  5    5    49   1     -2,60     2,21  0,27   -3,01     2,56   0,26   -3,45     2,94   0,24  ║ 
║  5    5    50   1     -2,91    29,16  0,48   -3,39    33,98   0,47   -3,93    39,44   0,43  ║ 
║  5    5    51   1      6,16    18,56  0,77    7,39    22,26   0,77    9,23    24,15   0,77  ║ 
║  5    5    52   1      6,26    18,87  0,78    7,51    22,64   0,78    9,39    24,15   0,78  ║ 
║  5    5    53   1      6,06     1,74  0,18    7,26     2,09   0,18    9,07     2,61   0,18  ║ 
║  5    5    54   1      6,37     1,83  0,18    7,64     2,20   0,18    9,55     2,75   0,18  ║ 
║  5    5    55   1     -2,39     1,29  0,15   -2,76     1,49   0,14   -3,14     1,69   0,13  ║ 
║  5    5    56   1     -2,72     2,62  0,20   -3,16     3,05   0,20   -3,64     3,51   0,18  ║ 
║  5    5    57   1     -2,71     0,99  0,14   -3,15     1,15   0,13   -3,63     1,32   0,12  ║ 
║  5    5    58   1      5,86     4,35  0,47    7,02     5,22   0,47    8,76     6,51   0,47  ║ 
║  5    5    59   1      5,86     0,14  0,05    7,02     0,16   0,04    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    60   1      5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    61   1      5,86     0,14  0,05    7,02     0,16   0,05    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    62   1      5,86    10,74  0,61    7,02    12,87   0,61    8,76    16,06   0,61  ║ 
║  5    5    63   1      5,86    10,74  0,51    7,02    12,87   0,51    8,76    16,06   0,51  ║ 
║  5    5    64   1      5,86    10,74  0,51    7,02    12,87   0,51    8,76    16,06   0,51  ║ 
║  5    5    65   1      5,86    10,74  0,61    7,02    12,87   0,61    8,76    16,06   0,61  ║ 
║  5    5    66   1      5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    67   1      5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    68   1      5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    69   1      5,86     6,34  0,61    7,02     7,60   0,61    8,76     9,48   0,61  ║ 
║  5    5    70   1      5,88     5,34  0,42    7,05     6,40   0,42    8,80     7,99   0,42  ║ 
║  5    5    71   1      5,88    11,54  0,59    7,05    13,83   0,58    8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5    5    72   1      5,88    11,54  0,58    7,05    13,83   0,58    8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5    5    73   1      5,88     4,06  0,36    7,05     4,86   0,36    8,80     6,07   0,36  ║ 
║  5    5    74   1      5,88     5,01  0,40    7,05     6,00   0,40    8,80     7,49   0,40  ║ 
║  5    5    75   1      5,88    11,54  0,58    7,05    13,83   0,58    8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5    5    76   1      5,88    11,54  0,57    7,05    13,83   0,57    8,80    17,26   0,57  ║ 
║  5    5    77   1      5,88     6,02  0,44    7,05     7,21   0,44    8,80     9,00   0,44  ║ 
║  5    5    78   1      6,00     5,79  0,44    7,19     6,94   0,44    8,98     8,67   0,44  ║ 
║  5    5    79   1      6,00    11,78  0,61    7,19    14,12   0,61    8,98    17,62   0,61  ║ 
║  5    5    80   1      6,00    11,78  0,74    7,19    14,12   0,74    8,98    15,90   0,74  ║ 
║  5    5    81   1      6,00    11,00  0,42    7,19    13,18   0,42    8,98    16,46   0,42  ║ 
║  5    5    82   1      6,00     7,95  0,47    7,19     9,53   0,47    8,98    11,90   0,47  ║ 
║  5    5    83   1      6,00    15,71  0,65    7,19    18,84   0,65    8,98    23,51   0,64  ║ 
║  5    5    84   1      6,00     5,11  0,40    7,19     6,13   0,40    8,98     7,65   0,40  ║ 
║  5    5    85   1      6,00    11,78  0,93    7,19    12,60   0,93    8,98    12,60   0,93  ║ 
║  5    5    86   1      6,06    35,40  0,87    7,26    40,76   0,87    9,07    40,76   0,87  ║ 
║  5    5    87   1      6,06    23,79  0,87    7,26    27,27   0,87    9,07    27,27   0,87  ║ 
║  5    5    88   1      6,06    11,89  0,64    7,26    14,25   0,64    9,07    17,79   0,64  ║ 
║  5    5    89   1      6,06    45,21  0,94    7,26    48,21   0,94    9,07    48,21   0,94  ║ 
║  5    5    90   1      6,00    17,69  0,70    7,19    21,20   0,70    8,98    25,12   0,70  ║ 
║  5    5    91   1      6,06    12,68  0,64    7,26    15,20   0,64    9,07    18,98   0,64  ║ 
║  5    5    92   1      6,06     9,55  0,59    7,26    11,44   0,59    9,07    14,29   0,59  ║ 
║  5    5    93   1      6,16    35,99  0,93    7,39    38,60   0,93    9,23    38,60   0,93  ║ 
║  5    5    94   1      6,16     2,76  0,30    7,39     3,31   0,30    9,23     4,14   0,30  ║ 
║  5    5    95   1      6,26    36,60  0,94    7,51    38,76   0,94    9,39    38,76   0,94  ║ 
║  5    5    96   1      6,26     2,81  0,31    7,51     3,37   0,31    9,39     4,21   0,31  ║ 
║  5    5    97   1      6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    5    98   1      6,37    37,21  0,92    7,64    40,65   0,92    9,55    40,65   0,92  ║ 
║  5    5    99   1      6,37    25,01  0,92    7,64    27,05   0,92    9,55    27,05   0,92  ║ 
║  5    5   100   1      6,37    12,50  0,65    7,64    14,99   0,65    9,55    18,74   0,65  ║ 
║  5    5   101   1      6,37    46,73  0,95    7,64    49,32   0,95    9,55    49,32   0,95  ║ 
║  5    5   102   1      6,37     5,42  0,40    7,64     6,51   0,40    9,55     8,13   0,40  ║ 
║  5    5   103   1     -2,72     2,94  0,19   -3,16     3,42   0,18   -3,64     3,94   0,17  ║ 
║  5    5   104   1      6,42     5,47  0,44    7,71     6,56   0,44    9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5    5   105   1      6,42    12,60  0,65    7,71    15,12   0,65    9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5    5   106   1      6,42    12,60  0,81    7,71    15,12   0,81    9,63    15,58   0,81  ║ 
║  5    5   107   1      6,42    12,19  0,45    7,71    14,62   0,45    9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5    5   108   1      6,42     8,51  0,54    7,71    10,21   0,54    9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5    5   109   1      6,42    16,82  0,71    7,71    20,18   0,71    9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5    5   110   1      6,42     4,10  0,35    7,71     4,92   0,35    9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5    5   111   1      6,42    17,24  0,72    7,71    20,69   0,72    9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5    5   112   1      6,54     5,57  0,44    7,85     6,69   0,44    9,82     8,36   0,44  ║ 
║  5    5   113   1      6,54    12,84  0,65    7,85    15,41   0,65    9,82    19,27   0,65  ║ 
║  5    5   114   1      6,54    12,84  0,64    7,85    15,41   0,64    9,82    19,27   0,64  ║ 
║  5    5   115   1      6,54     4,86  0,42    7,85     5,83   0,42    9,82     7,29   0,42  ║ 
║  5    5   116   1      6,54     5,57  0,44    7,85     6,69   0,44    9,82     8,36   0,44  ║ 
║  5    5   117   1      6,54    12,84  0,64    7,85    15,41   0,64    9,82    19,27   0,64  ║ 
║  5    5   118   1      6,54    12,84  0,64    7,85    15,41   0,64    9,82    19,27   0,64  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    5   119   1      6,54     6,69  0,49    7,85     8,03   0,49    9,82    10,04   0,49  ║ 
║  5    5   120   1      6,57     4,53  0,53    7,89     5,44   0,53    9,86     6,80   0,53  ║ 
║  5    5   121   1      6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   122   1      6,57     0,15  0,06    7,89     0,18   0,06    9,86     0,23   0,06  ║ 
║  5    5   123   1      6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   124   1      6,57    12,46  0,68    7,89    14,96   0,69    9,86    18,20   0,69  ║ 
║  5    5   125   1      6,57    14,61  0,68    7,89    17,54   0,68    9,86    21,35   0,68  ║ 
║  5    5   126   1      6,57     9,52  0,54    7,89    11,43   0,54    9,86    14,29   0,55  ║ 
║  5    5   127   1      6,57    14,61  0,74    7,89    17,54   0,74    9,86    19,75   0,74  ║ 
║  5    5   128   1      6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   129   1      6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   130   1      6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   131   1      6,57     6,34  0,63    7,89     7,61   0,63    9,86     9,52   0,63  ║ 
║  5    5   132   1      6,37    12,50  0,79    7,64    14,99   0,79    9,55    15,82   0,79  ║ 
║  5    5   133   1     -4,92    46,92  0,81   -5,43    51,77   0,74   -6,19    58,01   0,68  ║ 
║  5    6     2   1     -4,92    46,92  0,81   -5,43    51,77   0,74   -6,19    58,01   0,68  ║ 
║  5    6     3   1     -5,18    41,97  0,79   -5,85    47,39   0,75   -6,86    52,95   0,70  ║ 
║  5    6     4   1     -5,18     2,23  0,26   -5,85     2,52   0,25   -6,86     2,95   0,23  ║ 
║  5    6     5   1      4,26     1,91  0,32    4,67     2,09   0,29    5,09     2,29   0,25  ║ 
║  5    6     6   1      4,84     2,39  0,38    5,61     2,77   0,37    6,58     3,25   0,34  ║ 
║  5    6     7   1     -5,18     0,98  0,16   -5,85     1,11   0,15   -6,86     1,30   0,14  ║ 
║  5    6     8   1     -5,18    46,28  0,82   -5,85    52,26   0,77   -6,86    56,57   0,72  ║ 
║  5    6     9   1     -5,35    42,55  0,74   -6,12    48,70   0,70   -7,28    57,72   0,67  ║ 
║  5    6    10   1     -5,35    31,93  0,78   -6,12    36,55   0,75   -7,28    40,72   0,71  ║ 
║  5    6    11   1     -5,35     4,56  0,35   -6,12     5,21   0,33   -7,28     6,20   0,32  ║ 
║  5    6    12   1     -5,35     6,43  0,42   -6,12     7,36   0,40   -7,28     8,75   0,38  ║ 
║  5    6    13   1     -5,35     7,75  0,46   -6,12     8,87   0,44   -7,28    10,56   0,42  ║ 
║  5    6    14   1     -5,35     4,56  0,34   -6,12     5,21   0,33   -7,28     6,20   0,31  ║ 
║  5    6    15   1     -5,35    36,94  0,81   -6,12    42,28   0,77   -7,28    45,62   0,74  ║ 
║  5    6    16   1     -5,35    40,58  0,71   -6,12    46,44   0,68   -7,28    55,25   0,64  ║ 
║  5    6    17   1     -5,45    41,01  0,72   -6,29    47,31   0,69   -7,54    56,75   0,66  ║ 
║  5    6    18   1     -5,45    12,12  0,51   -6,29    13,98   0,49   -7,54    16,77   0,47  ║ 
║  5    6    19   1     -5,45     2,45  0,24   -6,29     2,82   0,23   -7,54     3,38   0,22  ║ 
║  5    6    20   1     -5,45     5,90  0,38   -6,29     6,80   0,37   -7,54     8,16   0,35  ║ 
║  5    6    21   1     -5,45     6,55  0,40   -6,29     7,56   0,39   -7,54     9,07   0,37  ║ 
║  5    6    22   1     -5,45     1,72  0,17   -6,29     1,99   0,16   -7,54     2,38   0,15  ║ 
║  5    6    23   1     -5,45    12,12  0,52   -6,29    13,98   0,50   -7,54    16,77   0,48  ║ 
║  5    6    24   1     -5,45    44,37  0,71   -6,29    51,17   0,68   -7,54    61,39   0,66  ║ 
║  5    6    25   1     -5,53    41,60  0,73   -6,41    48,25   0,71   -7,74    56,94   0,68  ║ 
║  5    6    26   1     -5,53    12,29  0,53   -6,41    14,26   0,51   -7,74    17,21   0,49  ║ 
║  5    6    27   1     -5,53     6,64  0,42   -6,41     7,71   0,41   -7,74     9,30   0,39  ║ 
║  5    6    28   1     -5,53     8,71  0,59   -6,41    10,10   0,57   -7,74    12,19   0,55  ║ 
║  5    6    29   1     -5,53    18,11  0,69   -6,41    21,00   0,67   -7,74    25,35   0,64  ║ 
║  5    6    30   1     -5,53    18,11  0,68   -6,41    21,00   0,66   -7,74    25,35   0,64  ║ 
║  5    6    31   1     -5,53     8,71  0,59   -6,41    10,10   0,57   -7,74    12,19   0,55  ║ 
║  5    6    32   1     -5,53     7,67  0,46   -6,41     8,89   0,44   -7,74    10,73   0,43  ║ 
║  5    6    33   1     -5,53    12,29  0,52   -6,41    14,26   0,51   -7,74    17,21   0,49  ║ 
║  5    6    34   1     -5,53    44,99  0,72   -6,41    52,19   0,70   -7,74    62,08   0,68  ║ 
║  5    6    35   1     -5,63    43,40  0,78   -6,58    50,70   0,76   -8,00    55,74   0,74  ║ 
║  5    6    36   1     -5,63    35,37  0,71   -6,58    41,32   0,69   -8,00    49,91   0,67  ║ 
║  5    6    37   1     -5,63     4,80  0,38   -6,58     5,60   0,37   -8,00     6,81   0,36  ║ 
║  5    6    38   1     -5,63     7,46  0,46   -6,58     8,71   0,44   -8,00    10,59   0,43  ║ 
║  5    6    39   1     -5,63     6,09  0,41   -6,58     7,12   0,40   -8,00     8,65   0,39  ║ 
║  5    6    40   1     -5,63     4,18  0,35   -6,58     4,88   0,34   -8,00     5,94   0,33  ║ 
║  5    6    41   1     -5,63    35,73  0,73   -6,58    41,73   0,72   -8,00    48,63   0,70  ║ 
║  5    6    42   1     -5,63    45,48  0,73   -6,58    53,13   0,71   -8,00    62,10   0,69  ║ 
║  5    6    43   1     -5,80    44,71  0,90   -6,85    49,81   0,88   -8,43    49,81   0,87  ║ 
║  5    6    44   1     -5,80     2,60  0,32   -6,85     3,07   0,31   -8,43     3,78   0,31  ║ 
║  5    6    45   1     -5,80    46,49  0,91   -6,85    50,94   0,90   -8,43    50,94   0,88  ║ 
║  5    6    46   1     -6,06    61,51  1,00   -7,27    61,62   1,00   -9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5    6    47   1     -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    6    48   1     -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    6    49   1     -5,63     4,80  0,59   -6,58     5,60   0,58   -8,00     6,81   0,56  ║ 
║  5    6    50   1     -6,06    60,78  1,00   -7,27    60,78   1,00   -9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5    6    51   1      4,48    13,49  0,56    5,02    15,13   0,52    5,65    17,02   0,47  ║ 
║  5    6    52   1      4,62    13,93  0,58    5,25    15,83   0,55    6,01    18,12   0,50  ║ 
║  5    6    53   1      4,34     1,25  0,13    4,79     1,38   0,12    5,29     1,52   0,10  ║ 
║  5    6    54   1      4,77     1,37  0,13    5,49     1,58   0,13    6,38     1,84   0,12  ║ 
║  5    6    55   1     -5,35     2,89  0,33   -6,12     3,31   0,31   -7,28     3,94   0,30  ║ 
║  5    6    56   1     -5,80     5,60  0,43   -6,85     6,61   0,42   -8,43     8,13   0,42  ║ 
║  5    6    57   1     -5,79     2,11  0,29   -6,84     2,49   0,29   -8,41     3,06   0,29  ║ 
║  5    6    58   1      4,06     3,02  0,32    4,35     3,23   0,29    4,60     3,41   0,24  ║ 
║  5    6    59   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    60   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    61   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    62   1      4,06     7,45  0,42    4,35     7,97   0,38    4,60     8,42   0,32  ║ 
║  5    6    63   1      4,06     7,45  0,35    4,35     7,97   0,31    4,60     8,42   0,27  ║ 
║  5    6    64   1      4,06     7,45  0,35    4,35     7,97   0,31    4,60     8,42   0,27  ║ 
║  5    6    65   1      4,06     7,45  0,42    4,35     7,97   0,38    4,60     8,42   0,32  ║ 
║  5    6    66   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    67   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    68   1      4,06     0,09  0,03    4,35     0,10   0,03    4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    69   1      4,06     4,40  0,43    4,35     4,71   0,38    4,60     4,97   0,32  ║ 
║  5    6    70   1      4,10     3,72  0,29    4,40     4,00   0,26    4,68     4,25   0,22  ║ 
║  5    6    71   1      4,10     8,04  0,41    4,40     8,64   0,37    4,68     9,18   0,31  ║ 
║  5    6    72   1      4,10     8,04  0,40    4,40     8,64   0,36    4,68     9,18   0,31  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    6    73   1      4,10     2,83  0,25    4,40     3,04   0,22    4,68     3,23   0,19  ║ 
║  5    6    74   1      4,10     3,49  0,28    4,40     3,75   0,25    4,68     3,98   0,21  ║ 
║  5    6    75   1      4,10     8,04  0,40    4,40     8,64   0,36    4,68     9,18   0,31  ║ 
║  5    6    76   1      4,10     8,04  0,40    4,40     8,64   0,36    4,68     9,18   0,30  ║ 
║  5    6    77   1      4,10     4,19  0,31    4,40     4,50   0,27    4,68     4,78   0,23  ║ 
║  5    6    78   1      4,26     4,11  0,31    4,67     4,50   0,28    5,09     4,92   0,25  ║ 
║  5    6    79   1      4,26     8,36  0,44    4,67     9,16   0,40    5,09    10,00   0,35  ║ 
║  5    6    80   1      4,26     8,36  0,53    4,67     9,16   0,48    5,09    10,00   0,42  ║ 
║  5    6    81   1      4,26     7,81  0,30    4,67     8,55   0,27    5,09     9,34   0,24  ║ 
║  5    6    82   1      4,26     5,64  0,33    4,67     6,18   0,30    5,09     6,75   0,26  ║ 
║  5    6    83   1      4,26    11,15  0,46    4,67    12,22   0,42    5,09    13,34   0,37  ║ 
║  5    6    84   1      4,26     3,63  0,28    4,67     3,97   0,26    5,09     4,34   0,22  ║ 
║  5    6    85   1      4,26     8,36  0,66    4,67     9,16   0,61    5,09    10,00   0,53  ║ 
║  5    6    86   1      4,34    25,35  0,62    4,79    28,01   0,57    5,29    30,93   0,51  ║ 
║  5    6    87   1      4,34    17,04  0,62    4,79    18,83   0,58    5,29    20,79   0,51  ║ 
║  5    6    88   1      4,34     8,51  0,46    4,79     9,41   0,42    5,29    10,39   0,37  ║ 
║  5    6    89   1      4,34    32,37  0,67    4,79    35,77   0,62    5,29    39,50   0,55  ║ 
║  5    6    90   1      4,26    12,55  0,50    4,67    13,75   0,46    5,09    15,01   0,40  ║ 
║  5    6    91   1      4,34     9,08  0,46    4,79    10,03   0,42    5,29    11,08   0,37  ║ 
║  5    6    92   1      4,34     6,84  0,42    4,79     7,55   0,39    5,29     8,34   0,34  ║ 
║  5    6    93   1      4,48    26,17  0,68    5,02    29,34   0,63    5,65    33,02   0,57  ║ 
║  5    6    94   1      4,48     2,01  0,22    5,02     2,25   0,20    5,65     2,53   0,18  ║ 
║  5    6    95   1      4,62    27,01  0,70    5,25    30,70   0,66    6,01    35,15   0,60  ║ 
║  5    6    96   1      4,62     2,07  0,23    5,25     2,36   0,21    6,01     2,70   0,20  ║ 
║  5    6    97   1      4,84     9,50  0,75    5,61    11,01   0,73    6,58    12,60   0,68  ║ 
║  5    6    98   1      4,77    27,86  0,69    5,49    32,06   0,66    6,38    37,30   0,61  ║ 
║  5    6    99   1      4,77    18,72  0,69    5,49    21,55   0,66    6,38    25,07   0,62  ║ 
║  5    6   100   1      4,77     9,35  0,49    5,49    10,77   0,47    6,38    12,52   0,44  ║ 
║  5    6   101   1      4,77    34,99  0,71    5,49    40,27   0,68    6,38    46,84   0,63  ║ 
║  5    6   102   1      4,77     4,06  0,30    5,49     4,67   0,29    6,38     5,44   0,27  ║ 
║  5    6   103   1     -5,80     6,27  0,40   -6,85     7,41   0,39   -8,43     9,12   0,38  ║ 
║  5    6   104   1      4,84     4,12  0,33    5,61     4,78   0,32    6,58     5,60   0,30  ║ 
║  5    6   105   1      4,84     9,50  0,49    5,61    11,01   0,47    6,58    12,90   0,45  ║ 
║  5    6   106   1      4,84     9,50  0,61    5,61    11,01   0,59    6,58    12,90   0,55  ║ 
║  5    6   107   1      4,84     9,19  0,34    5,61    10,64   0,33    6,58    12,48   0,31  ║ 
║  5    6   108   1      4,84     6,42  0,41    5,61     7,43   0,39    6,58     8,71   0,37  ║ 
║  5    6   109   1      4,84    12,68  0,54    5,61    14,69   0,52    6,58    17,22   0,49  ║ 
║  5    6   110   1      4,84     3,09  0,27    5,61     3,58   0,26    6,58     4,20   0,24  ║ 
║  5    6   111   1      4,84    13,00  0,55    5,61    15,06   0,53    6,58    17,65   0,49  ║ 
║  5    6   112   1      5,01     4,27  0,34    5,88     5,00   0,33    6,99     5,96   0,31  ║ 
║  5    6   113   1      5,01     9,83  0,50    5,88    11,53   0,49    6,99    13,72   0,47  ║ 
║  5    6   114   1      5,01     9,83  0,49    5,88    11,53   0,48    6,99    13,72   0,46  ║ 
║  5    6   115   1      5,01     3,72  0,32    5,88     4,36   0,31    6,99     5,19   0,30  ║ 
║  5    6   116   1      5,01     4,27  0,34    5,88     5,00   0,33    6,99     5,96   0,32  ║ 
║  5    6   117   1      5,01     9,83  0,49    5,88    11,53   0,48    6,99    13,72   0,46  ║ 
║  5    6   118   1      5,01     9,83  0,49    5,88    11,53   0,48    6,99    13,72   0,45  ║ 
║  5    6   119   1      5,01     5,12  0,37    5,88     6,01   0,37    6,99     7,15   0,35  ║ 
║  5    6   120   1      5,05     3,48  0,41    5,94     4,10   0,40    7,09     4,89   0,38  ║ 
║  5    6   121   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   122   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   123   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   124   1      5,05     9,57  0,53    5,94    11,27   0,52    7,09    13,45   0,49  ║ 
║  5    6   125   1      5,05    11,22  0,53    5,94    13,21   0,52    7,09    15,77   0,49  ║ 
║  5    6   126   1      5,05     7,31  0,42    5,94     8,61   0,41    7,09    10,28   0,39  ║ 
║  5    6   127   1      5,05    11,22  0,57    5,94    13,21   0,56    7,09    15,77   0,53  ║ 
║  5    6   128   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   129   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   130   1      5,05     0,12  0,04    5,94     0,14   0,04    7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5    6   131   1      5,05     4,87  0,48    5,94     5,73   0,47    7,09     6,84   0,45  ║ 
║  5    6   132   1      4,77     9,35  0,59    5,49    10,77   0,57    6,38    12,52   0,53  ║ 
║  5    6   133   1     -5,23    49,91  0,86   -5,77    55,03   0,79   -7,10    58,01   0,78  ║ 
║  5    7     2   1     -5,23    49,91  0,86   -5,77    55,03   0,79   -7,10    58,01   0,78  ║ 
║  5    7     3   1     -5,42    43,93  0,83   -6,11    49,53   0,78   -7,56    52,95   0,77  ║ 
║  5    7     4   1     -5,42     2,34  0,27   -6,11     2,64   0,26   -7,56     3,26   0,25  ║ 
║  5    7     5   1     -0,21     0,09  0,02   -0,38     0,17   0,02   -0,51     0,23   0,03  ║ 
║  5    7     6   1      0,21     0,10  0,02    0,39     0,19   0,03    0,51     0,25   0,03  ║ 
║  5    7     7   1     -5,42     1,03  0,17   -6,11     1,16   0,16   -7,56     1,43   0,15  ║ 
║  5    7     8   1     -5,42    48,43  0,86   -6,11    54,61   0,80   -7,56    56,57   0,80  ║ 
║  5    7     9   1     -5,54    44,10  0,76   -6,34    50,40   0,73   -7,85    57,72   0,72  ║ 
║  5    7    10   1     -5,54    33,10  0,81   -6,34    37,82   0,77   -7,85    40,72   0,77  ║ 
║  5    7    11   1     -5,54     4,72  0,36   -6,34     5,40   0,34   -7,85     6,69   0,34  ║ 
║  5    7    12   1     -5,54     6,66  0,43   -6,34     7,61   0,41   -7,85     9,44   0,41  ║ 
║  5    7    13   1     -5,54     8,03  0,48   -6,34     9,18   0,45   -7,85    11,38   0,45  ║ 
║  5    7    14   1     -5,54     4,72  0,35   -6,34     5,40   0,34   -7,85     6,69   0,33  ║ 
║  5    7    15   1     -5,54    38,29  0,84   -6,34    43,75   0,80   -7,85    45,62   0,79  ║ 
║  5    7    16   1     -5,54    42,06  0,74   -6,34    48,06   0,70   -7,85    57,18   0,69  ║ 
║  5    7    17   1     -5,62    42,27  0,74   -6,47    48,68   0,71   -8,03    57,00   0,71  ║ 
║  5    7    18   1     -5,62    12,49  0,53   -6,47    14,39   0,51   -8,03    17,85   0,50  ║ 
║  5    7    19   1     -5,62     2,52  0,25   -6,47     2,90   0,24   -8,03     3,60   0,24  ║ 
║  5    7    20   1     -5,62     6,08  0,39   -6,47     7,00   0,38   -8,03     8,69   0,38  ║ 
║  5    7    21   1     -5,62     6,75  0,42   -6,47     7,78   0,40   -8,03     9,65   0,40  ║ 
║  5    7    22   1     -5,62     1,77  0,17   -6,47     2,04   0,17   -8,03     2,54   0,16  ║ 
║  5    7    23   1     -5,62    12,49  0,53   -6,47    14,39   0,51   -8,03    17,85   0,51  ║ 
║  5    7    24   1     -5,62    45,73  0,73   -6,47    52,66   0,70   -8,03    62,34   0,70  ║ 
║  5    7    25   1     -5,67    42,69  0,75   -6,57    49,45   0,72   -8,16    56,94   0,72  ║ 
║  5    7    26   1     -5,67    12,62  0,54   -6,57    14,61   0,52   -8,16    18,15   0,52  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    7    27   1     -5,67     6,82  0,43   -6,57     7,90   0,42   -8,16     9,81   0,42  ║ 
║  5    7    28   1     -5,67     8,94  0,61   -6,57    10,35   0,59   -8,16    12,86   0,58  ║ 
║  5    7    29   1     -5,67    18,59  0,71   -6,57    21,52   0,68   -8,16    26,23   0,68  ║ 
║  5    7    30   1     -5,67    18,59  0,70   -6,57    21,52   0,68   -8,16    26,57   0,67  ║ 
║  5    7    31   1     -5,67     8,94  0,60   -6,57    10,35   0,58   -8,16    12,86   0,58  ║ 
║  5    7    32   1     -5,67     7,87  0,47   -6,57     9,11   0,45   -8,16    11,32   0,45  ║ 
║  5    7    33   1     -5,67    12,62  0,54   -6,57    14,61   0,52   -8,16    18,15   0,52  ║ 
║  5    7    34   1     -5,67    46,18  0,74   -6,57    53,49   0,72   -8,16    62,08   0,71  ║ 
║  5    7    35   1     -5,75    44,32  0,80   -6,71    51,70   0,77   -8,34    55,74   0,77  ║ 
║  5    7    36   1     -5,75    36,12  0,72   -6,71    42,13   0,70   -8,34    49,91   0,70  ║ 
║  5    7    37   1     -5,75     4,90  0,39   -6,71     5,71   0,38   -8,34     7,10   0,38  ║ 
║  5    7    38   1     -5,75     7,61  0,46   -6,71     8,88   0,45   -8,34    11,05   0,45  ║ 
║  5    7    39   1     -5,75     6,22  0,42   -6,71     7,26   0,40   -8,34     9,02   0,40  ║ 
║  5    7    40   1     -5,75     4,27  0,36   -6,71     4,98   0,35   -8,34     6,19   0,34  ║ 
║  5    7    41   1     -5,75    36,48  0,75   -6,71    42,55   0,73   -8,34    48,63   0,73  ║ 
║  5    7    42   1     -5,75    46,43  0,75   -6,71    54,17   0,73   -8,34    62,10   0,72  ║ 
║  5    7    43   1     -5,87    45,26  0,91   -6,93    49,81   0,89   -8,64    49,81   0,89  ║ 
║  5    7    44   1     -5,87     2,63  0,32   -6,93     3,11   0,32   -8,64     3,87   0,31  ║ 
║  5    7    45   1     -5,87    47,06  0,92   -6,93    50,94   0,91   -8,64    50,94   0,91  ║ 
║  5    7    46   1     -6,06    61,51  1,00   -7,27    61,62   1,00   -9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5    7    47   1     -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    7    48   1     -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    7    49   1     -5,75     4,90  0,61   -6,71     5,71   0,59   -8,34     7,10   0,59  ║ 
║  5    7    50   1     -6,06    60,78  1,00   -7,27    60,78   1,00   -9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5    7    51   1     -0,05     0,16  0,01   -0,10     0,29   0,01   -0,13     0,38   0,01  ║ 
║  5    7    52   1      0,05     0,16  0,01    0,09     0,28   0,01    0,12     0,38   0,01  ║ 
║  5    7    53   1     -0,15     0,04  0,00   -0,28     0,08   0,01   -0,37     0,11   0,01  ║ 
║  5    7    54   1      0,16     0,05  0,00    0,29     0,08   0,01    0,38     0,11   0,01  ║ 
║  5    7    55   1     -5,54     3,00  0,34   -6,34     3,42   0,32   -7,85     4,24   0,32  ║ 
║  5    7    56   1     -5,87     5,67  0,44   -6,93     6,69   0,43   -8,64     8,33   0,43  ║ 
║  5    7    57   1     -5,87     2,14  0,30   -6,92     2,52   0,29   -8,63     3,14   0,29  ║ 
║  5    7    58   1     -0,35     0,26  0,03   -0,64     0,48   0,04   -0,85     0,63   0,05  ║ 
║  5    7    59   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    60   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    61   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    62   1     -0,35     0,65  0,04   -0,64     1,18   0,06   -0,85     1,56   0,06  ║ 
║  5    7    63   1     -0,35     0,65  0,03   -0,64     1,18   0,05   -0,85     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    64   1     -0,35     0,65  0,03   -0,64     1,18   0,05   -0,85     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    65   1     -0,35     0,65  0,04   -0,64     1,18   0,06   -0,85     1,56   0,06  ║ 
║  5    7    66   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    67   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    68   1     -0,35     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,85     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    69   1     -0,35     0,38  0,04   -0,64     0,69   0,06   -0,85     0,92   0,06  ║ 
║  5    7    70   1     -0,33     0,30  0,02   -0,60     0,54   0,04   -0,79     0,72   0,04  ║ 
║  5    7    71   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    72   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    73   1     -0,33     0,23  0,02   -0,60     0,41   0,03   -0,79     0,55   0,03  ║ 
║  5    7    74   1     -0,33     0,28  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,79     0,68   0,04  ║ 
║  5    7    75   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    76   1     -0,33     0,65  0,03   -0,60     1,18   0,05   -0,79     1,56   0,05  ║ 
║  5    7    77   1     -0,33     0,34  0,02   -0,60     0,61   0,04   -0,79     0,81   0,04  ║ 
║  5    7    78   1     -0,21     0,20  0,02   -0,38     0,37   0,02   -0,51     0,49   0,02  ║ 
║  5    7    79   1     -0,21     0,41  0,02   -0,38     0,75   0,03   -0,51     1,00   0,03  ║ 
║  5    7    80   1     -0,21     0,41  0,03   -0,38     0,75   0,04   -0,51     1,00   0,04  ║ 
║  5    7    81   1     -0,21     0,39  0,01   -0,38     0,70   0,02   -0,51     0,93   0,02  ║ 
║  5    7    82   1     -0,21     0,28  0,02   -0,38     0,51   0,02   -0,51     0,67   0,03  ║ 
║  5    7    83   1     -0,21     0,55  0,02   -0,38     1,00   0,03   -0,51     1,33   0,04  ║ 
║  5    7    84   1     -0,21     0,18  0,01   -0,38     0,33   0,02   -0,51     0,43   0,02  ║ 
║  5    7    85   1     -0,21     0,41  0,03   -0,38     0,75   0,05   -0,51     1,00   0,05  ║ 
║  5    7    86   1     -0,15     0,90  0,02   -0,28     1,64   0,03   -0,37     2,17   0,04  ║ 
║  5    7    87   1     -0,15     0,61  0,02   -0,28     1,10   0,03   -0,37     1,46   0,04  ║ 
║  5    7    88   1     -0,15     0,30  0,02   -0,28     0,55   0,02   -0,37     0,73   0,03  ║ 
║  5    7    89   1     -0,15     1,15  0,02   -0,28     2,09   0,04   -0,37     2,77   0,04  ║ 
║  5    7    90   1     -0,21     0,62  0,02   -0,38     1,13   0,04   -0,51     1,49   0,04  ║ 
║  5    7    91   1     -0,15     0,32  0,02   -0,28     0,59   0,02   -0,37     0,78   0,03  ║ 
║  5    7    92   1     -0,15     0,24  0,02   -0,28     0,44   0,02   -0,37     0,58   0,02  ║ 
║  5    7    93   1     -0,05     0,31  0,01   -0,10     0,56   0,01   -0,13     0,73   0,01  ║ 
║  5    7    94   1     -0,05     0,02  0,00   -0,10     0,04   0,00   -0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    95   1      0,05     0,30  0,01    0,09     0,55   0,01    0,12     0,73   0,01  ║ 
║  5    7    96   1      0,05     0,02  0,00    0,09     0,04   0,00    0,12     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    97   1      0,21     0,42  0,03    0,39     0,76   0,05    0,51     1,00   0,05  ║ 
║  5    7    98   1      0,16     0,92  0,02    0,29     1,67   0,03    0,38     2,21   0,04  ║ 
║  5    7    99   1      0,16     0,62  0,02    0,29     1,12   0,03    0,38     1,48   0,04  ║ 
║  5    7   100   1      0,16     0,31  0,02    0,29     0,56   0,02    0,38     0,74   0,03  ║ 
║  5    7   101   1      0,16     1,15  0,02    0,29     2,09   0,04    0,38     2,77   0,04  ║ 
║  5    7   102   1      0,16     0,13  0,01    0,29     0,24   0,01    0,38     0,32   0,02  ║ 
║  5    7   103   1     -5,87     6,35  0,40   -6,93     7,50   0,40   -8,64     9,34   0,39  ║ 
║  5    7   104   1      0,21     0,18  0,01    0,39     0,33   0,02    0,51     0,43   0,02  ║ 
║  5    7   105   1      0,21     0,42  0,02    0,39     0,76   0,03    0,51     1,00   0,03  ║ 
║  5    7   106   1      0,21     0,42  0,03    0,39     0,76   0,04    0,51     1,00   0,04  ║ 
║  5    7   107   1      0,21     0,40  0,01    0,39     0,73   0,02    0,51     0,97   0,02  ║ 
║  5    7   108   1      0,21     0,28  0,02    0,39     0,51   0,03    0,51     0,68   0,03  ║ 
║  5    7   109   1      0,21     0,56  0,02    0,39     1,01   0,04    0,51     1,34   0,04  ║ 
║  5    7   110   1      0,21     0,14  0,01    0,39     0,25   0,02    0,51     0,33   0,02  ║ 
║  5    7   111   1      0,21     0,57  0,02    0,39     1,03   0,04    0,51     1,37   0,04  ║ 
║  5    7   112   1      0,33     0,28  0,02    0,60     0,51   0,03    0,80     0,68   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    7   113   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    7   114   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    7   115   1      0,33     0,25  0,02    0,60     0,45   0,03    0,80     0,59   0,03  ║ 
║  5    7   116   1      0,33     0,28  0,02    0,60     0,51   0,03    0,80     0,68   0,04  ║ 
║  5    7   117   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    7   118   1      0,33     0,65  0,03    0,60     1,18   0,05    0,80     1,56   0,05  ║ 
║  5    7   119   1      0,33     0,34  0,02    0,60     0,62   0,04    0,80     0,82   0,04  ║ 
║  5    7   120   1      0,36     0,25  0,03    0,65     0,45   0,04    0,86     0,60   0,05  ║ 
║  5    7   121   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   122   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   123   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   124   1      0,36     0,68  0,04    0,65     1,24   0,06    0,86     1,64   0,06  ║ 
║  5    7   125   1      0,36     0,80  0,04    0,65     1,45   0,06    0,86     1,92   0,06  ║ 
║  5    7   126   1      0,36     0,52  0,03    0,65     0,95   0,05    0,86     1,25   0,05  ║ 
║  5    7   127   1      0,36     0,80  0,04    0,65     1,45   0,06    0,86     1,92   0,06  ║ 
║  5    7   128   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   129   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   130   1      0,36     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,86     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   131   1      0,36     0,35  0,03    0,65     0,63   0,05    0,86     0,83   0,06  ║ 
║  5    7   132   1      0,16     0,31  0,02    0,29     0,56   0,03    0,38     0,74   0,03  ║ 
║  5    7   133   1     -5,31    50,69  0,87   -5,86    55,88   0,80   -7,34    58,01   0,80  ║ 
║  5    8     2   1     -5,31    50,69  0,87   -5,86    55,88   0,80   -7,34    58,01   0,80  ║ 
║  5    8     3   1     -5,48    44,44  0,84   -6,18    50,09   0,79   -7,74    52,95   0,79  ║ 
║  5    8     4   1     -5,48     2,36  0,28   -6,18     2,66   0,26   -7,74     3,34   0,26  ║ 
║  5    8     5   1     -4,90     2,20  0,36   -5,67     2,54   0,35   -6,37     2,86   0,31  ║ 
║  5    8     6   1     -4,52     2,23  0,35   -4,94     2,44   0,32   -5,47     2,70   0,29  ║ 
║  5    8     7   1     -5,48     1,04  0,17   -6,18     1,17   0,16   -7,74     1,47   0,16  ║ 
║  5    8     8   1     -5,48    49,00  0,87   -6,18    55,23   0,81   -7,74    56,57   0,81  ║ 
║  5    8     9   1     -5,60    44,51  0,77   -6,39    50,84   0,73   -8,00    57,72   0,73  ║ 
║  5    8    10   1     -5,60    33,40  0,82   -6,39    38,15   0,78   -8,00    40,72   0,78  ║ 
║  5    8    11   1     -5,60     4,77  0,36   -6,39     5,44   0,35   -8,00     6,81   0,35  ║ 
║  5    8    12   1     -5,60     6,73  0,43   -6,39     7,68   0,41   -8,00     9,61   0,41  ║ 
║  5    8    13   1     -5,60     8,11  0,48   -6,39     9,26   0,46   -8,00    11,59   0,46  ║ 
║  5    8    14   1     -5,60     4,77  0,36   -6,39     5,44   0,34   -8,00     6,81   0,34  ║ 
║  5    8    15   1     -5,60    38,64  0,85   -6,39    44,13   0,81   -8,00    45,62   0,81  ║ 
║  5    8    16   1     -5,60    42,44  0,74   -6,39    48,48   0,71   -8,00    57,18   0,71  ║ 
║  5    8    17   1     -5,66    42,60  0,75   -6,52    49,04   0,72   -8,16    57,00   0,72  ║ 
║  5    8    18   1     -5,66    12,59  0,53   -6,52    14,49   0,51   -8,16    18,14   0,51  ║ 
║  5    8    19   1     -5,66     2,54  0,25   -6,52     2,92   0,24   -8,16     3,66   0,24  ║ 
║  5    8    20   1     -5,66     6,13  0,40   -6,52     7,05   0,38   -8,16     8,82   0,38  ║ 
║  5    8    21   1     -5,66     6,81  0,42   -6,52     7,83   0,40   -8,16     9,80   0,40  ║ 
║  5    8    22   1     -5,66     1,79  0,17   -6,52     2,06   0,17   -8,15     2,58   0,17  ║ 
║  5    8    23   1     -5,66    12,59  0,54   -6,52    14,49   0,51   -8,16    18,14   0,51  ║ 
║  5    8    24   1     -5,66    46,08  0,74   -6,52    53,05   0,71   -8,16    62,34   0,71  ║ 
║  5    8    25   1     -5,71    42,98  0,75   -6,61    49,76   0,73   -8,27    56,94   0,73  ║ 
║  5    8    26   1     -5,71    12,70  0,54   -6,61    14,71   0,52   -8,27    18,40   0,52  ║ 
║  5    8    27   1     -5,71     6,87  0,44   -6,61     7,95   0,42   -8,27     9,94   0,42  ║ 
║  5    8    28   1     -5,71     9,00  0,61   -6,61    10,42   0,59   -8,27    13,04   0,59  ║ 
║  5    8    29   1     -5,71    18,71  0,71   -6,61    21,66   0,69   -8,27    26,23   0,69  ║ 
║  5    8    30   1     -5,71    18,71  0,70   -6,61    21,66   0,68   -8,27    26,57   0,68  ║ 
║  5    8    31   1     -5,71     9,00  0,61   -6,61    10,42   0,59   -8,27    13,04   0,59  ║ 
║  5    8    32   1     -5,71     7,92  0,47   -6,61     9,17   0,46   -8,27    11,47   0,46  ║ 
║  5    8    33   1     -5,71    12,70  0,54   -6,61    14,71   0,52   -8,27    18,40   0,52  ║ 
║  5    8    34   1     -5,71    46,49  0,75   -6,61    53,82   0,72   -8,27    62,08   0,72  ║ 
║  5    8    35   1     -5,78    44,55  0,80   -6,74    51,96   0,78   -8,43    55,74   0,78  ║ 
║  5    8    36   1     -5,78    36,31  0,73   -6,74    42,34   0,71   -8,43    49,91   0,71  ║ 
║  5    8    37   1     -5,78     4,92  0,39   -6,74     5,74   0,38   -8,43     7,18   0,38  ║ 
║  5    8    38   1     -5,78     7,65  0,47   -6,74     8,93   0,45   -8,43    11,17   0,45  ║ 
║  5    8    39   1     -5,78     6,25  0,42   -6,74     7,29   0,41   -8,43     9,12   0,41  ║ 
║  5    8    40   1     -5,78     4,29  0,36   -6,74     5,01   0,35   -8,43     6,26   0,35  ║ 
║  5    8    41   1     -5,78    36,67  0,75   -6,74    42,76   0,73   -8,43    48,63   0,73  ║ 
║  5    8    42   1     -5,78    46,68  0,75   -6,74    54,44   0,73   -8,43    62,10   0,73  ║ 
║  5    8    43   1     -5,89    45,40  0,91   -6,95    49,81   0,90   -8,69    49,81   0,90  ║ 
║  5    8    44   1     -5,89     2,64  0,32   -6,95     3,12   0,32   -8,69     3,90   0,32  ║ 
║  5    8    45   1     -5,89    47,22  0,93   -6,95    50,94   0,91   -8,69    50,94   0,91  ║ 
║  5    8    46   1     -6,06    61,51  1,00   -7,27    61,62   1,00   -9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5    8    47   1     -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    8    48   1     -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    8    49   1     -5,78     4,92  0,61   -6,74     5,74   0,59   -8,43     7,18   0,59  ║ 
║  5    8    50   1     -6,06    60,78  1,00   -7,27    60,78   1,00   -9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5    8    51   1     -4,76    14,34  0,59   -5,40    16,26   0,56   -6,03    18,18   0,50  ║ 
║  5    8    52   1     -4,66    14,05  0,58   -5,22    15,72   0,54   -5,81    17,52   0,48  ║ 
║  5    8    53   1     -4,85     1,40  0,14   -5,57     1,60   0,14   -6,25     1,80   0,12  ║ 
║  5    8    54   1     -4,57     1,31  0,13   -5,04     1,45   0,12   -5,59     1,61   0,11  ║ 
║  5    8    55   1     -5,60     3,02  0,34   -6,39     3,45   0,33   -8,00     4,32   0,33  ║ 
║  5    8    56   1     -5,89     5,68  0,44   -6,95     6,71   0,43   -8,69     8,39   0,43  ║ 
║  5    8    57   1     -5,89     2,14  0,30   -6,94     2,53   0,29   -8,68     3,16   0,29  ║ 
║  5    8    58   1     -5,03     3,74  0,40   -5,91     4,39   0,39   -6,67     4,95   0,36  ║ 
║  5    8    59   1     -5,03     0,12  0,04   -5,91     0,14   0,04   -6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    8    60   1     -5,03     0,12  0,03   -5,91     0,14   0,03   -6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    8    61   1     -5,03     0,12  0,04   -5,91     0,14   0,04   -6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    8    62   1     -5,03     9,22  0,52   -5,91    10,83   0,51   -6,67    12,22   0,46  ║ 
║  5    8    63   1     -5,03     9,22  0,44   -5,91    10,83   0,43   -6,67    12,22   0,39  ║ 
║  5    8    64   1     -5,03     9,22  0,44   -5,91    10,83   0,43   -6,67    12,22   0,39  ║ 
║  5    8    65   1     -5,03     9,22  0,53   -5,91    10,83   0,51   -6,67    12,22   0,47  ║ 
║  5    8    66   1     -5,03     0,12  0,04   -5,91     0,14   0,04   -6,67     0,15   0,03  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    8    67   1     -5,03     0,12  0,04   -5,91     0,14   0,03   -6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    8    68   1     -5,03     0,12  0,03   -5,91     0,14   0,03   -6,67     0,15   0,03  ║ 
║  5    8    69   1     -5,03     5,44  0,53   -5,91     6,39   0,52   -6,67     7,22   0,47  ║ 
║  5    8    70   1     -5,01     4,55  0,36   -5,87     5,33   0,35   -6,62     6,01   0,31  ║ 
║  5    8    71   1     -5,01     9,83  0,50   -5,87    11,52   0,49   -6,62    13,00   0,44  ║ 
║  5    8    72   1     -5,01     9,83  0,49   -5,87    11,52   0,48   -6,62    13,00   0,44  ║ 
║  5    8    73   1     -5,01     3,46  0,31   -5,87     4,05   0,30   -6,62     4,57   0,27  ║ 
║  5    8    74   1     -5,01     4,27  0,34   -5,87     5,00   0,34   -6,62     5,64   0,30  ║ 
║  5    8    75   1     -5,01     9,83  0,49   -5,87    11,52   0,48   -6,62    13,00   0,43  ║ 
║  5    8    76   1     -5,01     9,83  0,49   -5,87    11,52   0,48   -6,62    13,00   0,43  ║ 
║  5    8    77   1     -5,01     5,12  0,37   -5,87     6,01   0,37   -6,62     6,78   0,33  ║ 
║  5    8    78   1     -4,90     4,73  0,36   -5,67     5,47   0,34   -6,37     6,15   0,31  ║ 
║  5    8    79   1     -4,90     9,62  0,50   -5,67    11,12   0,48   -6,37    12,50   0,44  ║ 
║  5    8    80   1     -4,90     9,62  0,60   -5,67    11,12   0,58   -6,37    12,50   0,52  ║ 
║  5    8    81   1     -4,90     8,98  0,34   -5,67    10,38   0,33   -6,37    11,67   0,29  ║ 
║  5    8    82   1     -4,90     6,49  0,38   -5,67     7,51   0,37   -6,37     8,44   0,33  ║ 
║  5    8    83   1     -4,90    12,83  0,53   -5,67    14,84   0,51   -6,37    16,68   0,46  ║ 
║  5    8    84   1     -4,90     4,17  0,32   -5,67     4,83   0,31   -6,37     5,43   0,28  ║ 
║  5    8    85   1     -4,90     9,62  0,76   -5,67    11,12   0,74   -6,37    12,50   0,66  ║ 
║  5    8    86   1     -4,85    28,35  0,70   -5,57    32,55   0,67   -6,25    36,52   0,60  ║ 
║  5    8    87   1     -4,85    19,05  0,70   -5,57    21,88   0,67   -6,25    24,55   0,60  ║ 
║  5    8    88   1     -4,85     9,52  0,51   -5,57    10,93   0,49   -6,25    12,26   0,44  ║ 
║  5    8    89   1     -4,85    36,20  0,75   -5,57    41,56   0,72   -6,25    46,64   0,64  ║ 
║  5    8    90   1     -4,90    14,45  0,58   -5,67    16,70   0,55   -6,37    18,77   0,50  ║ 
║  5    8    91   1     -4,85    10,15  0,51   -5,57    11,66   0,49   -6,25    13,08   0,44  ║ 
║  5    8    92   1     -4,85     7,64  0,47   -5,57     8,78   0,45   -6,25     9,85   0,40  ║ 
║  5    8    93   1     -4,76    27,81  0,72   -5,40    31,53   0,68   -6,03    35,26   0,61  ║ 
║  5    8    94   1     -4,76     2,13  0,23   -5,40     2,42   0,22   -6,03     2,71   0,20  ║ 
║  5    8    95   1     -4,66    27,26  0,70   -5,22    30,49   0,66   -5,81    33,97   0,58  ║ 
║  5    8    96   1     -4,66     2,09  0,23   -5,22     2,34   0,21   -5,81     2,61   0,19  ║ 
║  5    8    97   1     -4,52     8,87  0,70   -4,94     9,70   0,64   -5,47    10,74   0,57  ║ 
║  5    8    98   1     -4,57    26,70  0,66   -5,04    29,44   0,60   -5,59    32,67   0,54  ║ 
║  5    8    99   1     -4,57    17,95  0,66   -5,04    19,79   0,61   -5,59    21,96   0,54  ║ 
║  5    8   100   1     -4,57     8,97  0,47   -5,04     9,89   0,43   -5,59    10,97   0,38  ║ 
║  5    8   101   1     -4,57    33,54  0,68   -5,04    36,97   0,62   -5,59    41,04   0,55  ║ 
║  5    8   102   1     -4,57     3,89  0,29   -5,04     4,29   0,26   -5,59     4,76   0,23  ║ 
║  5    8   103   1     -5,89     6,37  0,40   -6,95     7,52   0,40   -8,69     9,40   0,40  ║ 
║  5    8   104   1     -4,52     3,85  0,31   -4,94     4,21   0,28   -5,47     4,66   0,25  ║ 
║  5    8   105   1     -4,52     8,87  0,46   -4,94     9,70   0,42   -5,47    10,74   0,37  ║ 
║  5    8   106   1     -4,52     8,87  0,57   -4,94     9,70   0,52   -5,47    10,74   0,46  ║ 
║  5    8   107   1     -4,52     8,58  0,32   -4,94     9,38   0,29   -5,47    10,39   0,26  ║ 
║  5    8   108   1     -4,52     5,99  0,38   -4,94     6,55   0,35   -5,47     7,25   0,31  ║ 
║  5    8   109   1     -4,52    11,83  0,50   -4,94    12,94   0,46   -5,47    14,33   0,40  ║ 
║  5    8   110   1     -4,52     2,89  0,25   -4,94     3,16   0,23   -5,47     3,50   0,20  ║ 
║  5    8   111   1     -4,52    12,13  0,51   -4,94    13,27   0,46   -5,47    14,69   0,41  ║ 
║  5    8   112   1     -4,41     3,76  0,30   -4,74     4,04   0,27   -5,22     4,45   0,23  ║ 
║  5    8   113   1     -4,41     8,66  0,44   -4,74     9,30   0,39   -5,22    10,25   0,35  ║ 
║  5    8   114   1     -4,41     8,66  0,43   -4,74     9,30   0,39   -5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    8   115   1     -4,41     3,28  0,28   -4,74     3,52   0,25   -5,22     3,88   0,22  ║ 
║  5    8   116   1     -4,41     3,76  0,30   -4,74     4,04   0,27   -5,22     4,45   0,24  ║ 
║  5    8   117   1     -4,41     8,66  0,43   -4,74     9,30   0,39   -5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    8   118   1     -4,41     8,66  0,43   -4,74     9,30   0,39   -5,22    10,25   0,34  ║ 
║  5    8   119   1     -4,41     4,51  0,33   -4,74     4,85   0,30   -5,22     5,34   0,26  ║ 
║  5    8   120   1     -4,39     3,03  0,36   -4,69     3,24   0,32   -5,16     3,56   0,28  ║ 
║  5    8   121   1     -4,39     0,10  0,04   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   122   1     -4,39     0,10  0,04   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   123   1     -4,39     0,10  0,03   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   124   1     -4,39     8,32  0,46   -4,69     8,90   0,41   -5,16     9,80   0,36  ║ 
║  5    8   125   1     -4,39     9,76  0,46   -4,69    10,43   0,41   -5,16    11,48   0,36  ║ 
║  5    8   126   1     -4,39     6,36  0,36   -4,69     6,80   0,32   -5,16     7,48   0,29  ║ 
║  5    8   127   1     -4,39     9,76  0,49   -4,69    10,43   0,44   -5,16    11,48   0,39  ║ 
║  5    8   128   1     -4,39     0,10  0,03   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   129   1     -4,39     0,10  0,04   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   130   1     -4,39     0,10  0,03   -4,69     0,11   0,03   -5,16     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   131   1     -4,39     4,23  0,42   -4,69     4,53   0,37   -5,16     4,98   0,33  ║ 
║  5    8   132   1     -4,57     8,97  0,57   -5,04     9,89   0,52   -5,59    10,97   0,46  ║ 
║  5    8   133   1     -2,63    25,05  0,43   -3,01    28,69   0,41   -3,46    33,00   0,38  ║ 
║  5    9     2   1     -2,63    25,05  0,43   -3,01    28,69   0,41   -3,46    33,00   0,38  ║ 
║  5    9     3   1     -2,60    21,10  0,40   -2,98    24,17   0,38   -3,42    27,67   0,35  ║ 
║  5    9     4   1     -2,60     1,12  0,13   -2,98     1,29   0,13   -3,42     1,47   0,12  ║ 
║  5    9     5   1     -6,38     2,86  0,47   -7,66     3,43   0,47   -9,54     4,28   0,47  ║ 
║  5    9     6   1     -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    9     7   1     -2,60     0,49  0,08   -2,98     0,57   0,08   -3,42     0,65   0,07  ║ 
║  5    9     8   1     -2,60    23,26  0,41   -2,98    26,66   0,39   -3,42    30,51   0,36  ║ 
║  5    9     9   1     -2,59    20,60  0,36   -2,97    23,62   0,34   -3,39    26,95   0,31  ║ 
║  5    9    10   1     -2,59    15,46  0,38   -2,97    17,72   0,36   -3,39    20,23   0,33  ║ 
║  5    9    11   1     -2,59     2,21  0,17   -2,97     2,53   0,16   -3,39     2,89   0,15  ║ 
║  5    9    12   1     -2,59     3,11  0,20   -2,97     3,57   0,19   -3,39     4,07   0,18  ║ 
║  5    9    13   1     -2,59     3,75  0,22   -2,97     4,30   0,21   -3,39     4,91   0,19  ║ 
║  5    9    14   1     -2,59     2,21  0,17   -2,97     2,53   0,16   -3,39     2,89   0,14  ║ 
║  5    9    15   1     -2,59    17,89  0,39   -2,97    20,50   0,37   -3,39    23,40   0,34  ║ 
║  5    9    16   1     -2,59    19,65  0,34   -2,97    22,52   0,33   -3,39    25,70   0,30  ║ 
║  5    9    17   1     -2,58    19,42  0,34   -2,96    22,27   0,33   -3,37    25,37   0,30  ║ 
║  5    9    18   1     -2,58     5,74  0,24   -2,96     6,58   0,23   -3,37     7,50   0,21  ║ 
║  5    9    19   1     -2,58     1,16  0,11   -2,96     1,33   0,11   -3,37     1,51   0,10  ║ 
║  5    9    20   1     -2,58     2,79  0,18   -2,96     3,20   0,17   -3,37     3,65   0,16  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9    21   1     -2,58     3,10  0,19   -2,96     3,56   0,18   -3,37     4,05   0,17  ║ 
║  5    9    22   1     -2,58     0,82  0,08   -2,96     0,93   0,08   -3,37     1,07   0,07  ║ 
║  5    9    23   1     -2,58     5,74  0,24   -2,96     6,58   0,23   -3,37     7,50   0,21  ║ 
║  5    9    24   1     -2,58    21,01  0,34   -2,96    24,09   0,32   -3,37    27,44   0,29  ║ 
║  5    9    25   1     -2,58    19,38  0,34   -2,95    22,22   0,33   -3,36    25,27   0,30  ║ 
║  5    9    26   1     -2,58     5,73  0,24   -2,95     6,57   0,23   -3,36     7,47   0,21  ║ 
║  5    9    27   1     -2,58     3,10  0,20   -2,95     3,55   0,19   -3,36     4,04   0,17  ║ 
║  5    9    28   1     -2,58     4,06  0,28   -2,95     4,65   0,26   -3,36     5,29   0,24  ║ 
║  5    9    29   1     -2,58     8,44  0,32   -2,95     9,67   0,31   -3,36    11,00   0,28  ║ 
║  5    9    30   1     -2,58     8,44  0,32   -2,95     9,67   0,30   -3,36    11,00   0,28  ║ 
║  5    9    31   1     -2,58     4,06  0,27   -2,95     4,65   0,26   -3,36     5,29   0,24  ║ 
║  5    9    32   1     -2,58     3,57  0,21   -2,95     4,09   0,20   -3,36     4,66   0,19  ║ 
║  5    9    33   1     -2,58     5,73  0,24   -2,95     6,57   0,23   -3,36     7,47   0,21  ║ 
║  5    9    34   1     -2,58    20,96  0,34   -2,95    24,03   0,32   -3,36    27,34   0,29  ║ 
║  5    9    35   1     -2,57    19,79  0,36   -2,94    22,69   0,34   -3,34    25,77   0,31  ║ 
║  5    9    36   1     -2,57    16,13  0,32   -2,94    18,49   0,31   -3,34    21,00   0,28  ║ 
║  5    9    37   1     -2,57     2,19  0,17   -2,94     2,51   0,17   -3,34     2,85   0,15  ║ 
║  5    9    38   1     -2,57     3,40  0,21   -2,94     3,90   0,20   -3,34     4,43   0,18  ║ 
║  5    9    39   1     -2,57     2,78  0,19   -2,94     3,18   0,18   -3,34     3,62   0,16  ║ 
║  5    9    40   1     -2,57     1,91  0,16   -2,94     2,19   0,15   -3,34     2,48   0,14  ║ 
║  5    9    41   1     -2,57    16,29  0,33   -2,94    18,68   0,32   -3,34    21,21   0,29  ║ 
║  5    9    42   1     -2,57    20,74  0,33   -2,94    23,78   0,32   -3,34    27,00   0,29  ║ 
║  5    9    43   1     -2,55    19,68  0,40   -2,93    22,58   0,38   -3,32    25,55   0,34  ║ 
║  5    9    44   1     -2,55     1,15  0,14   -2,93     1,31   0,13   -3,32     1,49   0,12  ║ 
║  5    9    45   1     -2,55    20,47  0,40   -2,93    23,48   0,38   -3,32    26,57   0,35  ║ 
║  5    9    46   1     -2,53    25,69  0,42   -2,91    29,48   0,40   -3,27    33,21   0,36  ║ 
║  5    9    47   1     -2,53     1,14  0,14   -2,91     1,30   0,13   -3,27     1,47   0,12  ║ 
║  5    9    48   1     -2,53     1,88  0,18   -2,91     2,16   0,17   -3,27     2,43   0,15  ║ 
║  5    9    49   1     -2,57     2,19  0,27   -2,94     2,51   0,26   -3,34     2,85   0,24  ║ 
║  5    9    50   1     -2,53    25,38  0,42   -2,91    29,13   0,40   -3,27    32,81   0,36  ║ 
║  5    9    51   1     -6,39    19,26  0,80   -7,67    23,12   0,80   -9,58    24,15   0,80  ║ 
║  5    9    52   1     -6,40    19,30  0,80   -7,69    23,16   0,80   -9,60    24,15   0,80  ║ 
║  5    9    53   1     -6,38     1,84  0,19   -7,66     2,20   0,19   -9,55     2,75   0,19  ║ 
║  5    9    54   1     -6,42     1,85  0,18   -7,70     2,22   0,18   -9,62     2,77   0,18  ║ 
║  5    9    55   1     -2,59     1,40  0,16   -2,97     1,60   0,15   -3,39     1,83   0,14  ║ 
║  5    9    56   1     -2,55     2,46  0,19   -2,93     2,83   0,18   -3,32     3,20   0,16  ║ 
║  5    9    57   1     -2,55     0,93  0,13   -2,93     1,07   0,12   -3,32     1,21   0,11  ║ 
║  5    9    58   1     -6,36     4,72  0,51   -7,64     5,67   0,51   -9,51     7,06   0,51  ║ 
║  5    9    59   1     -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    9    60   1     -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    61   1     -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    9    62   1     -6,36    11,65  0,66   -7,64    14,00   0,66   -9,51    17,42   0,66  ║ 
║  5    9    63   1     -6,36    11,65  0,55   -7,64    14,00   0,55   -9,51    17,42   0,55  ║ 
║  5    9    64   1     -6,36    11,65  0,55   -7,64    14,00   0,55   -9,51    17,42   0,55  ║ 
║  5    9    65   1     -6,36    11,65  0,66   -7,64    14,00   0,67   -9,51    17,42   0,66  ║ 
║  5    9    66   1     -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,51     0,22   0,05  ║ 
║  5    9    67   1     -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    68   1     -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,51     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    69   1     -6,36     6,88  0,67   -7,64     8,26   0,67   -9,51    10,29   0,66  ║ 
║  5    9    70   1     -6,36     5,78  0,45   -7,64     6,94   0,45   -9,51     8,64   0,45  ║ 
║  5    9    71   1     -6,36    12,48  0,63   -7,64    14,99   0,63   -9,51    18,67   0,63  ║ 
║  5    9    72   1     -6,36    12,48  0,63   -7,64    14,99   0,63   -9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    9    73   1     -6,36     4,39  0,39   -7,64     5,27   0,39   -9,51     6,56   0,39  ║ 
║  5    9    74   1     -6,36     5,42  0,44   -7,64     6,51   0,44   -9,51     8,10   0,44  ║ 
║  5    9    75   1     -6,36    12,48  0,63   -7,64    14,99   0,63   -9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    9    76   1     -6,36    12,48  0,62   -7,64    14,99   0,62   -9,51    18,67   0,62  ║ 
║  5    9    77   1     -6,36     6,51  0,48   -7,64     7,82   0,48   -9,51     9,73   0,47  ║ 
║  5    9    78   1     -6,38     6,15  0,47   -7,66     7,39   0,47   -9,54     9,21   0,46  ║ 
║  5    9    79   1     -6,38    12,51  0,65   -7,66    15,02   0,65   -9,54    18,72   0,65  ║ 
║  5    9    80   1     -6,38    12,51  0,79   -7,66    15,02   0,79   -9,54    15,90   0,78  ║ 
║  5    9    81   1     -6,38    11,68  0,44   -7,66    14,03   0,44   -9,54    17,48   0,44  ║ 
║  5    9    82   1     -6,38     8,44  0,50   -7,66    10,14   0,50   -9,54    12,64   0,49  ║ 
║  5    9    83   1     -6,38    16,69  0,69   -7,66    20,04   0,69   -9,54    24,32   0,68  ║ 
║  5    9    84   1     -6,38     5,43  0,42   -7,66     6,52   0,42   -9,54     8,12   0,42  ║ 
║  5    9    85   1     -6,38    12,51  0,99   -7,66    12,60   0,99   -9,54    12,60   0,99  ║ 
║  5    9    86   1     -6,38    37,29  0,91   -7,66    40,76   0,92   -9,55    40,76   0,91  ║ 
║  5    9    87   1     -6,38    25,06  0,92   -7,66    27,27   0,92   -9,55    27,27   0,92  ║ 
║  5    9    88   1     -6,38    12,52  0,67   -7,66    15,04   0,67   -9,55    18,58   0,67  ║ 
║  5    9    89   1     -6,38    47,62  0,99   -7,66    48,21   0,99   -9,55    48,21   0,99  ║ 
║  5    9    90   1     -6,38    18,79  0,75   -7,66    22,56   0,75   -9,54    25,12   0,75  ║ 
║  5    9    91   1     -6,38    13,36  0,68   -7,66    16,04   0,68   -9,55    19,76   0,67  ║ 
║  5    9    92   1     -6,38    10,06  0,62   -7,66    12,07   0,62   -9,55    15,05   0,62  ║ 
║  5    9    93   1     -6,39    37,36  0,97   -7,67    38,60   0,97   -9,58    38,60   0,97  ║ 
║  5    9    94   1     -6,39     2,87  0,31   -7,67     3,44   0,31   -9,58     4,29   0,31  ║ 
║  5    9    95   1     -6,40    37,43  0,97   -7,69    38,76   0,97   -9,60    38,76   0,96  ║ 
║  5    9    96   1     -6,40     2,87  0,31   -7,69     3,45   0,31   -9,60     4,31   0,31  ║ 
║  5    9    97   1     -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    9    98   1     -6,42    37,50  0,92   -7,70    40,65   0,92   -9,62    40,65   0,92  ║ 
║  5    9    99   1     -6,42    25,20  0,93   -7,70    27,05   0,93   -9,62    27,05   0,93  ║ 
║  5    9   100   1     -6,42    12,59  0,66   -7,70    15,11   0,66   -9,62    18,88   0,66  ║ 
║  5    9   101   1     -6,42    47,09  0,95   -7,70    49,32   0,95   -9,62    49,32   0,95  ║ 
║  5    9   102   1     -6,42     5,46  0,40   -7,70     6,56   0,40   -9,62     8,19   0,40  ║ 
║  5    9   103   1     -2,55     2,76  0,17   -2,93     3,17   0,17   -3,32     3,59   0,15  ║ 
║  5    9   104   1     -6,42     5,47  0,44   -7,71     6,56   0,44   -9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5    9   105   1     -6,42    12,60  0,65   -7,71    15,12   0,65   -9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5    9   106   1     -6,42    12,60  0,81   -7,71    15,12   0,81   -9,63    15,58   0,81  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9   107   1     -6,42    12,19  0,45   -7,71    14,62   0,45   -9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5    9   108   1     -6,42     8,51  0,54   -7,71    10,21   0,54   -9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5    9   109   1     -6,42    16,82  0,71   -7,71    20,18   0,71   -9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5    9   110   1     -6,42     4,10  0,35   -7,71     4,92   0,35   -9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5    9   111   1     -6,42    17,24  0,72   -7,71    20,69   0,72   -9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5    9   112   1     -6,44     5,48  0,43   -7,72     6,58   0,43   -9,66     8,23   0,43  ║ 
║  5    9   113   1     -6,44    12,63  0,64   -7,72    15,15   0,64   -9,66    18,96   0,64  ║ 
║  5    9   114   1     -6,44    12,63  0,63   -7,72    15,15   0,63   -9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    9   115   1     -6,44     4,78  0,41   -7,72     5,73   0,41   -9,66     7,17   0,41  ║ 
║  5    9   116   1     -6,44     5,48  0,44   -7,72     6,58   0,44   -9,66     8,23   0,44  ║ 
║  5    9   117   1     -6,44    12,63  0,63   -7,72    15,15   0,63   -9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    9   118   1     -6,44    12,63  0,63   -7,72    15,15   0,63   -9,66    18,96   0,63  ║ 
║  5    9   119   1     -6,44     6,58  0,48   -7,72     7,90   0,48   -9,66     9,88   0,48  ║ 
║  5    9   120   1     -6,44     4,44  0,52   -7,73     5,33   0,52   -9,67     6,67   0,52  ║ 
║  5    9   121   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   122   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   123   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   124   1     -6,44    12,22  0,67   -7,73    14,66   0,67   -9,67    18,20   0,67  ║ 
║  5    9   125   1     -6,44    14,32  0,67   -7,73    17,18   0,67   -9,67    21,35   0,67  ║ 
║  5    9   126   1     -6,44     9,33  0,53   -7,73    11,20   0,53   -9,67    14,01   0,53  ║ 
║  5    9   127   1     -6,44    14,32  0,73   -7,73    17,18   0,73   -9,67    19,75   0,73  ║ 
║  5    9   128   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   129   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   130   1     -6,44     0,15  0,05   -7,73     0,18   0,05   -9,67     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   131   1     -6,44     6,21  0,62   -7,73     7,45   0,62   -9,67     9,33   0,62  ║ 
║  5    9   132   1     -6,42    12,59  0,80   -7,70    15,11   0,80   -9,62    15,82   0,80  ║ 
║  5    9   133   1     -0,24     2,26  0,04   -0,28     2,71   0,04   -0,38     3,61   0,04  ║ 
║  5   10     2   1     -0,24     2,26  0,04   -0,28     2,71   0,04   -0,38     3,61   0,04  ║ 
║  5   10     3   1     -0,13     1,05  0,02   -0,16     1,26   0,02   -0,21     1,68   0,02  ║ 
║  5   10     4   1     -0,13     0,06  0,01   -0,16     0,07   0,01   -0,21     0,09   0,01  ║ 
║  5   10     5   1     -6,19     2,77  0,46   -7,42     3,33   0,46   -9,25     4,15   0,46  ║ 
║  5   10     6   1     -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5   10     7   1     -0,13     0,02  0,00   -0,16     0,03   0,00   -0,21     0,04   0,00  ║ 
║  5   10     8   1     -0,13     1,16  0,02   -0,16     1,39   0,02   -0,21     1,86   0,02  ║ 
║  5   10     9   1     -0,06     0,49  0,01   -0,07     0,58   0,01   -0,10     0,78   0,01  ║ 
║  5   10    10   1     -0,06     0,37  0,01   -0,07     0,44   0,01   -0,10     0,58   0,01  ║ 
║  5   10    11   1     -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,10     0,08   0,00  ║ 
║  5   10    12   1     -0,06     0,07  0,00   -0,07     0,09   0,00   -0,10     0,12   0,01  ║ 
║  5   10    13   1     -0,06     0,09  0,01   -0,07     0,11   0,01   -0,10     0,14   0,01  ║ 
║  5   10    14   1     -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,10     0,08   0,00  ║ 
║  5   10    15   1     -0,06     0,42  0,01   -0,07     0,51   0,01   -0,10     0,68   0,01  ║ 
║  5   10    16   1     -0,06     0,46  0,01   -0,07     0,56   0,01   -0,10     0,74   0,01  ║ 
║  5   10    17   1     -0,02     0,15  0,00   -0,02     0,18   0,00   -0,03     0,24   0,00  ║ 
║  5   10    18   1     -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    19   1     -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    20   1     -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,03   0,00   -0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    21   1     -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,03   0,00   -0,03     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    22   1     -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    23   1     -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    24   1     -0,02     0,16  0,00   -0,02     0,19   0,00   -0,03     0,26   0,00  ║ 
║  5   10    25   1      0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,02     0,14   0,00  ║ 
║  5   10    26   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    27   1      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    28   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    29   1      0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    30   1      0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    31   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    32   1      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    33   1      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    34   1      0,01     0,10  0,00    0,01     0,11   0,00    0,02     0,15   0,00  ║ 
║  5   10    35   1      0,05     0,41  0,01    0,06     0,49   0,01    0,09     0,66   0,01  ║ 
║  5   10    36   1      0,05     0,33  0,01    0,06     0,40   0,01    0,09     0,54   0,01  ║ 
║  5   10    37   1      0,05     0,05  0,00    0,06     0,05   0,00    0,09     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    38   1      0,05     0,07  0,00    0,06     0,08   0,00    0,09     0,11   0,00  ║ 
║  5   10    39   1      0,05     0,06  0,00    0,06     0,07   0,00    0,09     0,09   0,00  ║ 
║  5   10    40   1      0,05     0,04  0,00    0,06     0,05   0,00    0,09     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    41   1      0,05     0,34  0,01    0,06     0,41   0,01    0,09     0,54   0,01  ║ 
║  5   10    42   1      0,05     0,43  0,01    0,06     0,52   0,01    0,09     0,69   0,01  ║ 
║  5   10    43   1      0,12     0,94  0,02    0,15     1,13   0,02    0,19     1,50   0,02  ║ 
║  5   10    44   1      0,12     0,05  0,01    0,15     0,07   0,01    0,19     0,09   0,01  ║ 
║  5   10    45   1      0,12     0,98  0,02    0,15     1,17   0,02    0,19     1,56   0,02  ║ 
║  5   10    46   1      0,23     2,32  0,04    0,27     2,79   0,04    0,37     3,71   0,04  ║ 
║  5   10    47   1      0,23     0,10  0,01    0,27     0,12   0,01    0,37     0,16   0,01  ║ 
║  5   10    48   1      0,23     0,17  0,02    0,27     0,20   0,02    0,37     0,27   0,02  ║ 
║  5   10    49   1      0,05     0,05  0,01    0,06     0,05   0,01    0,09     0,07   0,01  ║ 
║  5   10    50   1      0,23     2,29  0,04    0,27     2,75   0,04    0,37     3,67   0,04  ║ 
║  5   10    51   1     -6,27    18,90  0,78   -7,53    22,69   0,78   -9,40    24,15   0,78  ║ 
║  5   10    52   1     -6,33    19,08  0,79   -7,60    22,90   0,79   -9,49    24,15   0,79  ║ 
║  5   10    53   1     -6,22     1,79  0,18   -7,46     2,15   0,18   -9,31     2,68   0,18  ║ 
║  5   10    54   1     -6,39     1,84  0,18   -7,67     2,21   0,18   -9,58     2,76   0,18  ║ 
║  5   10    55   1     -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,10     0,05   0,00  ║ 
║  5   10    56   1      0,12     0,12  0,01    0,15     0,14   0,01    0,19     0,19   0,01  ║ 
║  5   10    57   1      0,12     0,04  0,01    0,14     0,05   0,01    0,19     0,07   0,01  ║ 
║  5   10    58   1     -6,11     4,53  0,49   -7,33     5,44   0,49   -9,13     6,78   0,49  ║ 
║  5   10    59   1     -6,11     0,14  0,05   -7,33     0,17   0,05   -9,13     0,21   0,05  ║ 
║  5   10    60   1     -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,13     0,21   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   10    61   1     -6,11     0,14  0,05   -7,33     0,17   0,05   -9,13     0,21   0,05  ║ 
║  5   10    62   1     -6,11    11,19  0,63   -7,33    13,43   0,63   -9,13    16,73   0,63  ║ 
║  5   10    63   1     -6,11    11,19  0,53   -7,33    13,43   0,53   -9,13    16,73   0,53  ║ 
║  5   10    64   1     -6,11    11,19  0,53   -7,33    13,43   0,53   -9,13    16,73   0,53  ║ 
║  5   10    65   1     -6,11    11,19  0,64   -7,33    13,43   0,64   -9,13    16,73   0,64  ║ 
║  5   10    66   1     -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    67   1     -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    68   1     -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,13     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    69   1     -6,11     6,61  0,64   -7,33     7,93   0,64   -9,13     9,87   0,64  ║ 
║  5   10    70   1     -6,12     5,55  0,43   -7,34     6,67   0,43   -9,15     8,30   0,43  ║ 
║  5   10    71   1     -6,12    12,01  0,61   -7,34    14,41   0,61   -9,15    17,95   0,61  ║ 
║  5   10    72   1     -6,12    12,01  0,60   -7,34    14,41   0,60   -9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5   10    73   1     -6,12     4,22  0,37   -7,34     5,07   0,37   -9,15     6,31   0,37  ║ 
║  5   10    74   1     -6,12     5,21  0,42   -7,34     6,25   0,42   -9,15     7,79   0,42  ║ 
║  5   10    75   1     -6,12    12,01  0,60   -7,34    14,41   0,60   -9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5   10    76   1     -6,12    12,01  0,60   -7,34    14,41   0,60   -9,15    17,95   0,60  ║ 
║  5   10    77   1     -6,12     6,26  0,46   -7,34     7,51   0,46   -9,15     9,36   0,46  ║ 
║  5   10    78   1     -6,19     5,97  0,45   -7,42     7,16   0,45   -9,25     8,93   0,45  ║ 
║  5   10    79   1     -6,19    12,14  0,63   -7,42    14,57   0,63   -9,25    18,16   0,63  ║ 
║  5   10    80   1     -6,19    12,14  0,76   -7,42    14,57   0,76   -9,25    15,90   0,76  ║ 
║  5   10    81   1     -6,19    11,33  0,43   -7,42    13,60   0,43   -9,25    16,96   0,43  ║ 
║  5   10    82   1     -6,19     8,19  0,48   -7,42     9,83   0,48   -9,25    12,26   0,48  ║ 
║  5   10    83   1     -6,19    16,19  0,67   -7,42    19,43   0,67   -9,25    24,23   0,66  ║ 
║  5   10    84   1     -6,19     5,27  0,41   -7,42     6,32   0,41   -9,25     7,88   0,41  ║ 
║  5   10    85   1     -6,19    12,14  0,96   -7,42    12,60   0,96   -9,25    12,60   0,96  ║ 
║  5   10    86   1     -6,22    36,33  0,89   -7,46    40,76   0,89   -9,31    40,76   0,89  ║ 
║  5   10    87   1     -6,22    24,42  0,90   -7,46    27,27   0,90   -9,31    27,27   0,89  ║ 
║  5   10    88   1     -6,22    12,20  0,66   -7,46    14,64   0,66   -9,31    18,26   0,66  ║ 
║  5   10    89   1     -6,22    46,40  0,96   -7,46    48,21   0,96   -9,31    48,21   0,96  ║ 
║  5   10    90   1     -6,19    18,23  0,73   -7,42    21,88   0,73   -9,25    25,12   0,72  ║ 
║  5   10    91   1     -6,22    13,01  0,66   -7,46    15,61   0,66   -9,31    19,47   0,66  ║ 
║  5   10    92   1     -6,22     9,80  0,60   -7,46    11,76   0,60   -9,31    14,66   0,60  ║ 
║  5   10    93   1     -6,27    36,67  0,95   -7,53    38,60   0,95   -9,40    38,60   0,95  ║ 
║  5   10    94   1     -6,27     2,81  0,31   -7,53     3,38   0,31   -9,40     4,22   0,31  ║ 
║  5   10    95   1     -6,33    37,01  0,95   -7,60    38,76   0,95   -9,49    38,76   0,95  ║ 
║  5   10    96   1     -6,33     2,84  0,31   -7,60     3,41   0,31   -9,49     4,26   0,31  ║ 
║  5   10    97   1     -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5   10    98   1     -6,39    37,35  0,92   -7,67    40,65   0,92   -9,58    40,65   0,92  ║ 
║  5   10    99   1     -6,39    25,11  0,93   -7,67    27,05   0,93   -9,58    27,05   0,93  ║ 
║  5   10   100   1     -6,39    12,54  0,66   -7,67    15,05   0,66   -9,58    18,81   0,66  ║ 
║  5   10   101   1     -6,39    46,91  0,95   -7,67    49,32   0,95   -9,58    49,32   0,95  ║ 
║  5   10   102   1     -6,39     5,44  0,40   -7,67     6,53   0,40   -9,58     8,16   0,40  ║ 
║  5   10   103   1      0,12     0,13  0,01    0,15     0,16   0,01    0,19     0,21   0,01  ║ 
║  5   10   104   1     -6,42     5,47  0,44   -7,71     6,56   0,44   -9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5   10   105   1     -6,42    12,60  0,65   -7,71    15,12   0,65   -9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5   10   106   1     -6,42    12,60  0,81   -7,71    15,12   0,81   -9,63    15,58   0,81  ║ 
║  5   10   107   1     -6,42    12,19  0,45   -7,71    14,62   0,45   -9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5   10   108   1     -6,42     8,51  0,54   -7,71    10,21   0,54   -9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5   10   109   1     -6,42    16,82  0,71   -7,71    20,18   0,71   -9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5   10   110   1     -6,42     4,10  0,35   -7,71     4,92   0,35   -9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5   10   111   1     -6,42    17,24  0,72   -7,71    20,69   0,72   -9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5   10   112   1     -6,49     5,53  0,44   -7,79     6,63   0,44   -9,74     8,30   0,44  ║ 
║  5   10   113   1     -6,49    12,74  0,65   -7,79    15,28   0,65   -9,74    19,12   0,65  ║ 
║  5   10   114   1     -6,49    12,74  0,64   -7,79    15,28   0,64   -9,74    19,12   0,64  ║ 
║  5   10   115   1     -6,49     4,82  0,42   -7,79     5,78   0,42   -9,74     7,23   0,42  ║ 
║  5   10   116   1     -6,49     5,53  0,44   -7,79     6,63   0,44   -9,74     8,30   0,44  ║ 
║  5   10   117   1     -6,49    12,74  0,64   -7,79    15,28   0,64   -9,74    19,12   0,64  ║ 
║  5   10   118   1     -6,49    12,74  0,63   -7,79    15,28   0,63   -9,74    19,12   0,63  ║ 
║  5   10   119   1     -6,49     6,64  0,49   -7,79     7,97   0,49   -9,74     9,97   0,49  ║ 
║  5   10   120   1     -6,51     4,49  0,53   -7,81     5,39   0,53   -9,77     6,74   0,53  ║ 
║  5   10   121   1     -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   122   1     -6,51     0,15  0,06   -7,81     0,18   0,06   -9,77     0,23   0,06  ║ 
║  5   10   123   1     -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   124   1     -6,51    12,34  0,68   -7,81    14,81   0,68   -9,77    18,20   0,68  ║ 
║  5   10   125   1     -6,51    14,47  0,68   -7,81    17,36   0,68   -9,77    21,35   0,68  ║ 
║  5   10   126   1     -6,51     9,43  0,54   -7,81    11,31   0,54   -9,77    14,15   0,54  ║ 
║  5   10   127   1     -6,51    14,47  0,73   -7,81    17,36   0,73   -9,77    19,75   0,73  ║ 
║  5   10   128   1     -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   129   1     -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   130   1     -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,77     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   131   1     -6,51     6,28  0,62   -7,81     7,53   0,62   -9,77     9,42   0,62  ║ 
║  5   10   132   1     -6,39    12,54  0,79   -7,67    15,05   0,79   -9,58    15,82   0,79  ║ 
║  5   10   133   1      2,08    19,87  0,34    2,38    22,75   0,33    2,65    25,31   0,29  ║ 
║  5   11     2   1      2,08    19,87  0,34    2,38    22,75   0,33    2,65    25,31   0,29  ║ 
║  5   11     3   1      2,27    18,41  0,35    2,61    21,19   0,33    2,95    23,87   0,30  ║ 
║  5   11     4   1      2,27     0,98  0,11    2,61     1,13   0,11    2,95     1,27   0,10  ║ 
║  5   11     5   1     -6,00     2,69  0,44   -7,19     3,23   0,44   -8,98     4,03   0,44  ║ 
║  5   11     6   1     -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5   11     7   1      2,27     0,43  0,07    2,61     0,50   0,07    2,95     0,56   0,06  ║ 
║  5   11     8   1      2,27    20,29  0,36    2,61    23,36   0,34    2,95    26,32   0,31  ║ 
║  5   11     9   1      2,39    19,04  0,33    2,76    21,98   0,32    3,14    24,94   0,29  ║ 
║  5   11    10   1      2,39    14,29  0,35    2,76    16,49   0,34    3,14    18,72   0,31  ║ 
║  5   11    11   1      2,39     2,04  0,16    2,76     2,35   0,15    3,14     2,67   0,14  ║ 
║  5   11    12   1      2,39     2,88  0,19    2,76     3,32   0,18    3,14     3,77   0,16  ║ 
║  5   11    13   1      2,39     3,47  0,21    2,76     4,00   0,20    3,14     4,54   0,18  ║ 
║  5   11    14   1      2,39     2,04  0,15    2,76     2,35   0,15    3,14     2,67   0,13  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11    15   1      2,39    16,53  0,36    2,76    19,08   0,35    3,14    21,65   0,32  ║ 
║  5   11    16   1      2,39    18,16  0,32    2,76    20,96   0,31    3,14    23,79   0,28  ║ 
║  5   11    17   1      2,47    18,56  0,33    2,85    21,46   0,31    3,25    24,45   0,29  ║ 
║  5   11    18   1      2,47     5,49  0,23    2,85     6,34   0,22    3,25     7,23   0,20  ║ 
║  5   11    19   1      2,47     1,11  0,11    2,85     1,28   0,11    3,25     1,46   0,10  ║ 
║  5   11    20   1      2,47     2,67  0,17    2,85     3,09   0,17    3,25     3,52   0,15  ║ 
║  5   11    21   1      2,47     2,97  0,18    2,85     3,43   0,18    3,25     3,91   0,16  ║ 
║  5   11    22   1      2,47     0,78  0,08    2,85     0,90   0,07    3,25     1,03   0,07  ║ 
║  5   11    23   1      2,47     5,49  0,23    2,85     6,34   0,22    3,25     7,23   0,21  ║ 
║  5   11    24   1      2,47    20,08  0,32    2,85    23,22   0,31    3,25    26,45   0,28  ║ 
║  5   11    25   1      2,52    18,98  0,33    2,92    21,97   0,32    3,34    25,10   0,29  ║ 
║  5   11    26   1      2,52     5,61  0,24    2,92     6,49   0,23    3,34     7,42   0,21  ║ 
║  5   11    27   1      2,52     3,03  0,19    2,92     3,51   0,19    3,34     4,01   0,17  ║ 
║  5   11    28   1      2,52     3,98  0,27    2,92     4,60   0,26    3,34     5,26   0,24  ║ 
║  5   11    29   1      2,52     8,26  0,32    2,92     9,57   0,30    3,34    10,93   0,28  ║ 
║  5   11    30   1      2,52     8,26  0,31    2,92     9,57   0,30    3,34    10,93   0,27  ║ 
║  5   11    31   1      2,52     3,98  0,27    2,92     4,60   0,26    3,34     5,26   0,24  ║ 
║  5   11    32   1      2,52     3,50  0,21    2,92     4,05   0,20    3,34     4,63   0,18  ║ 
║  5   11    33   1      2,52     5,61  0,24    2,92     6,49   0,23    3,34     7,42   0,21  ║ 
║  5   11    34   1      2,52    20,53  0,33    2,92    23,77   0,32    3,34    27,16   0,29  ║ 
║  5   11    35   1      2,60    20,02  0,36    3,01    23,21   0,35    3,45    26,60   0,32  ║ 
║  5   11    36   1      2,60    16,31  0,33    3,01    18,91   0,32    3,45    21,68   0,29  ║ 
║  5   11    37   1      2,60     2,21  0,18    3,01     2,56   0,17    3,45     2,94   0,16  ║ 
║  5   11    38   1      2,60     3,44  0,21    3,01     3,99   0,20    3,45     4,57   0,19  ║ 
║  5   11    39   1      2,60     2,81  0,19    3,01     3,26   0,18    3,45     3,73   0,17  ║ 
║  5   11    40   1      2,60     1,93  0,16    3,01     2,24   0,15    3,45     2,56   0,14  ║ 
║  5   11    41   1      2,60    16,48  0,34    3,01    19,10   0,33    3,45    21,90   0,30  ║ 
║  5   11    42   1      2,60    20,98  0,34    3,01    24,32   0,33    3,45    27,87   0,30  ║ 
║  5   11    43   1      2,72    20,96  0,42    3,16    24,35   0,41    3,64    28,06   0,38  ║ 
║  5   11    44   1      2,72     1,22  0,15    3,16     1,42   0,14    3,64     1,63   0,13  ║ 
║  5   11    45   1      2,72    21,79  0,43    3,16    25,32   0,41    3,64    29,18   0,38  ║ 
║  5   11    46   1      2,91    29,51  0,48    3,39    34,39   0,47    3,93    39,92   0,43  ║ 
║  5   11    47   1      2,91     1,30  0,16    3,39     1,52   0,15    3,93     1,76   0,14  ║ 
║  5   11    48   1      2,91     2,16  0,21    3,39     2,52   0,20    3,93     2,92   0,19  ║ 
║  5   11    49   1      2,60     2,21  0,27    3,01     2,56   0,26    3,45     2,94   0,24  ║ 
║  5   11    50   1      2,91    29,16  0,48    3,39    33,98   0,47    3,93    39,44   0,43  ║ 
║  5   11    51   1     -6,16    18,56  0,77   -7,39    22,26   0,77   -9,23    24,15   0,77  ║ 
║  5   11    52   1     -6,26    18,87  0,78   -7,51    22,64   0,78   -9,39    24,15   0,78  ║ 
║  5   11    53   1     -6,06     1,74  0,18   -7,26     2,09   0,18   -9,07     2,61   0,18  ║ 
║  5   11    54   1     -6,37     1,83  0,18   -7,64     2,20   0,18   -9,55     2,75   0,18  ║ 
║  5   11    55   1      2,39     1,29  0,15    2,76     1,49   0,14    3,14     1,69   0,13  ║ 
║  5   11    56   1      2,72     2,62  0,20    3,16     3,05   0,20    3,64     3,51   0,18  ║ 
║  5   11    57   1      2,71     0,99  0,14    3,15     1,15   0,13    3,63     1,32   0,12  ║ 
║  5   11    58   1     -5,86     4,35  0,47   -7,02     5,22   0,47   -8,76     6,51   0,47  ║ 
║  5   11    59   1     -5,86     0,14  0,05   -7,02     0,16   0,04   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    60   1     -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    61   1     -5,86     0,14  0,05   -7,02     0,16   0,05   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    62   1     -5,86    10,74  0,61   -7,02    12,87   0,61   -8,76    16,06   0,61  ║ 
║  5   11    63   1     -5,86    10,74  0,51   -7,02    12,87   0,51   -8,76    16,06   0,51  ║ 
║  5   11    64   1     -5,86    10,74  0,51   -7,02    12,87   0,51   -8,76    16,06   0,51  ║ 
║  5   11    65   1     -5,86    10,74  0,61   -7,02    12,87   0,61   -8,76    16,06   0,61  ║ 
║  5   11    66   1     -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    67   1     -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    68   1     -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,76     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    69   1     -5,86     6,34  0,61   -7,02     7,60   0,61   -8,76     9,48   0,61  ║ 
║  5   11    70   1     -5,88     5,34  0,42   -7,05     6,40   0,42   -8,80     7,99   0,42  ║ 
║  5   11    71   1     -5,88    11,54  0,59   -7,05    13,83   0,58   -8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5   11    72   1     -5,88    11,54  0,58   -7,05    13,83   0,58   -8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5   11    73   1     -5,88     4,06  0,36   -7,05     4,86   0,36   -8,80     6,07   0,36  ║ 
║  5   11    74   1     -5,88     5,01  0,40   -7,05     6,00   0,40   -8,80     7,49   0,40  ║ 
║  5   11    75   1     -5,88    11,54  0,58   -7,05    13,83   0,58   -8,80    17,26   0,58  ║ 
║  5   11    76   1     -5,88    11,54  0,57   -7,05    13,83   0,57   -8,80    17,26   0,57  ║ 
║  5   11    77   1     -5,88     6,02  0,44   -7,05     7,21   0,44   -8,80     9,00   0,44  ║ 
║  5   11    78   1     -6,00     5,79  0,44   -7,19     6,94   0,44   -8,98     8,67   0,44  ║ 
║  5   11    79   1     -6,00    11,78  0,61   -7,19    14,12   0,61   -8,98    17,62   0,61  ║ 
║  5   11    80   1     -6,00    11,78  0,74   -7,19    14,12   0,74   -8,98    15,90   0,74  ║ 
║  5   11    81   1     -6,00    11,00  0,42   -7,19    13,18   0,42   -8,98    16,46   0,42  ║ 
║  5   11    82   1     -6,00     7,95  0,47   -7,19     9,53   0,47   -8,98    11,90   0,47  ║ 
║  5   11    83   1     -6,00    15,71  0,65   -7,19    18,84   0,65   -8,98    23,51   0,64  ║ 
║  5   11    84   1     -6,00     5,11  0,40   -7,19     6,13   0,40   -8,98     7,65   0,40  ║ 
║  5   11    85   1     -6,00    11,78  0,93   -7,19    12,60   0,93   -8,98    12,60   0,93  ║ 
║  5   11    86   1     -6,06    35,40  0,87   -7,26    40,76   0,87   -9,07    40,76   0,87  ║ 
║  5   11    87   1     -6,06    23,79  0,87   -7,26    27,27   0,87   -9,07    27,27   0,87  ║ 
║  5   11    88   1     -6,06    11,89  0,64   -7,26    14,25   0,64   -9,07    17,79   0,64  ║ 
║  5   11    89   1     -6,06    45,21  0,94   -7,26    48,21   0,94   -9,07    48,21   0,94  ║ 
║  5   11    90   1     -6,00    17,69  0,70   -7,19    21,20   0,70   -8,98    25,12   0,70  ║ 
║  5   11    91   1     -6,06    12,68  0,64   -7,26    15,20   0,64   -9,07    18,98   0,64  ║ 
║  5   11    92   1     -6,06     9,55  0,59   -7,26    11,44   0,59   -9,07    14,29   0,59  ║ 
║  5   11    93   1     -6,16    35,99  0,93   -7,39    38,60   0,93   -9,23    38,60   0,93  ║ 
║  5   11    94   1     -6,16     2,76  0,30   -7,39     3,31   0,30   -9,23     4,14   0,30  ║ 
║  5   11    95   1     -6,26    36,60  0,94   -7,51    38,76   0,94   -9,39    38,76   0,94  ║ 
║  5   11    96   1     -6,26     2,81  0,31   -7,51     3,37   0,31   -9,39     4,21   0,31  ║ 
║  5   11    97   1     -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5   11    98   1     -6,37    37,21  0,92   -7,64    40,65   0,92   -9,55    40,65   0,92  ║ 
║  5   11    99   1     -6,37    25,01  0,92   -7,64    27,05   0,92   -9,55    27,05   0,92  ║ 
║  5   11   100   1     -6,37    12,50  0,65   -7,64    14,99   0,65   -9,55    18,74   0,65  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11   101   1     -6,37    46,73  0,95   -7,64    49,32   0,95   -9,55    49,32   0,95  ║ 
║  5   11   102   1     -6,37     5,42  0,40   -7,64     6,51   0,40   -9,55     8,13   0,40  ║ 
║  5   11   103   1      2,72     2,94  0,19    3,16     3,42   0,18    3,64     3,94   0,17  ║ 
║  5   11   104   1     -6,42     5,47  0,44   -7,71     6,56   0,44   -9,63     8,21   0,44  ║ 
║  5   11   105   1     -6,42    12,60  0,65   -7,71    15,12   0,65   -9,63    18,91   0,65  ║ 
║  5   11   106   1     -6,42    12,60  0,81   -7,71    15,12   0,81   -9,63    15,58   0,81  ║ 
║  5   11   107   1     -6,42    12,19  0,45   -7,71    14,62   0,45   -9,63    18,28   0,45  ║ 
║  5   11   108   1     -6,42     8,51  0,54   -7,71    10,21   0,54   -9,63    12,76   0,54  ║ 
║  5   11   109   1     -6,42    16,82  0,71   -7,71    20,18   0,71   -9,63    23,64   0,71  ║ 
║  5   11   110   1     -6,42     4,10  0,35   -7,71     4,92   0,35   -9,63     6,15   0,35  ║ 
║  5   11   111   1     -6,42    17,24  0,72   -7,71    20,69   0,72   -9,63    23,80   0,72  ║ 
║  5   11   112   1     -6,54     5,57  0,44   -7,85     6,69   0,44   -9,82     8,36   0,44  ║ 
║  5   11   113   1     -6,54    12,84  0,65   -7,85    15,41   0,65   -9,82    19,27   0,65  ║ 
║  5   11   114   1     -6,54    12,84  0,64   -7,85    15,41   0,64   -9,82    19,27   0,64  ║ 
║  5   11   115   1     -6,54     4,86  0,42   -7,85     5,83   0,42   -9,82     7,29   0,42  ║ 
║  5   11   116   1     -6,54     5,57  0,44   -7,85     6,69   0,44   -9,82     8,36   0,44  ║ 
║  5   11   117   1     -6,54    12,84  0,64   -7,85    15,41   0,64   -9,82    19,27   0,64  ║ 
║  5   11   118   1     -6,54    12,84  0,64   -7,85    15,41   0,64   -9,82    19,27   0,64  ║ 
║  5   11   119   1     -6,54     6,69  0,49   -7,85     8,03   0,49   -9,82    10,04   0,49  ║ 
║  5   11   120   1     -6,57     4,53  0,53   -7,89     5,44   0,53   -9,86     6,80   0,53  ║ 
║  5   11   121   1     -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   122   1     -6,57     0,15  0,06   -7,89     0,18   0,06   -9,86     0,23   0,06  ║ 
║  5   11   123   1     -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   124   1     -6,57    12,46  0,68   -7,89    14,96   0,69   -9,86    18,20   0,69  ║ 
║  5   11   125   1     -6,57    14,61  0,68   -7,89    17,54   0,68   -9,86    21,35   0,68  ║ 
║  5   11   126   1     -6,57     9,52  0,54   -7,89    11,43   0,54   -9,86    14,29   0,55  ║ 
║  5   11   127   1     -6,57    14,61  0,74   -7,89    17,54   0,74   -9,86    19,75   0,74  ║ 
║  5   11   128   1     -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   129   1     -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   130   1     -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   131   1     -6,57     6,34  0,63   -7,89     7,61   0,63   -9,86     9,52   0,63  ║ 
║  5   11   132   1     -6,37    12,50  0,79   -7,64    14,99   0,79   -9,55    15,82   0,79  ║ 
║  5   11   133   1      4,92    46,92  0,81    5,43    51,77   0,74    6,19    58,01   0,68  ║ 
║  5   12     2   1      4,92    46,92  0,81    5,43    51,77   0,74    6,19    58,01   0,68  ║ 
║  5   12     3   1      5,18    41,97  0,79    5,85    47,39   0,75    6,86    52,95   0,70  ║ 
║  5   12     4   1      5,18     2,23  0,26    5,85     2,52   0,25    6,86     2,95   0,23  ║ 
║  5   12     5   1     -4,26     1,91  0,32   -4,67     2,09   0,29   -5,09     2,29   0,25  ║ 
║  5   12     6   1     -4,84     2,39  0,38   -5,61     2,77   0,37   -6,58     3,25   0,34  ║ 
║  5   12     7   1      5,18     0,98  0,16    5,85     1,11   0,15    6,86     1,30   0,14  ║ 
║  5   12     8   1      5,18    46,28  0,82    5,85    52,26   0,77    6,86    56,57   0,72  ║ 
║  5   12     9   1      5,35    42,55  0,74    6,12    48,70   0,70    7,28    57,72   0,67  ║ 
║  5   12    10   1      5,35    31,93  0,78    6,12    36,55   0,75    7,28    40,72   0,71  ║ 
║  5   12    11   1      5,35     4,56  0,35    6,12     5,21   0,33    7,28     6,20   0,32  ║ 
║  5   12    12   1      5,35     6,43  0,42    6,12     7,36   0,40    7,28     8,75   0,38  ║ 
║  5   12    13   1      5,35     7,75  0,46    6,12     8,87   0,44    7,28    10,56   0,42  ║ 
║  5   12    14   1      5,35     4,56  0,34    6,12     5,21   0,33    7,28     6,20   0,31  ║ 
║  5   12    15   1      5,35    36,94  0,81    6,12    42,28   0,77    7,28    45,62   0,74  ║ 
║  5   12    16   1      5,35    40,58  0,71    6,12    46,44   0,68    7,28    55,25   0,64  ║ 
║  5   12    17   1      5,45    41,01  0,72    6,29    47,31   0,69    7,54    56,75   0,66  ║ 
║  5   12    18   1      5,45    12,12  0,51    6,29    13,98   0,49    7,54    16,77   0,47  ║ 
║  5   12    19   1      5,45     2,45  0,24    6,29     2,82   0,23    7,54     3,38   0,22  ║ 
║  5   12    20   1      5,45     5,90  0,38    6,29     6,80   0,37    7,54     8,16   0,35  ║ 
║  5   12    21   1      5,45     6,55  0,40    6,29     7,56   0,39    7,54     9,07   0,37  ║ 
║  5   12    22   1      5,45     1,72  0,17    6,29     1,99   0,16    7,54     2,38   0,15  ║ 
║  5   12    23   1      5,45    12,12  0,52    6,29    13,98   0,50    7,54    16,77   0,48  ║ 
║  5   12    24   1      5,45    44,37  0,71    6,29    51,17   0,68    7,54    61,39   0,66  ║ 
║  5   12    25   1      5,53    41,60  0,73    6,41    48,25   0,71    7,74    56,94   0,68  ║ 
║  5   12    26   1      5,53    12,29  0,53    6,41    14,26   0,51    7,74    17,21   0,49  ║ 
║  5   12    27   1      5,53     6,64  0,42    6,41     7,71   0,41    7,74     9,30   0,39  ║ 
║  5   12    28   1      5,53     8,71  0,59    6,41    10,10   0,57    7,74    12,19   0,55  ║ 
║  5   12    29   1      5,53    18,11  0,69    6,41    21,00   0,67    7,74    25,35   0,64  ║ 
║  5   12    30   1      5,53    18,11  0,68    6,41    21,00   0,66    7,74    25,35   0,64  ║ 
║  5   12    31   1      5,53     8,71  0,59    6,41    10,10   0,57    7,74    12,19   0,55  ║ 
║  5   12    32   1      5,53     7,67  0,46    6,41     8,89   0,44    7,74    10,73   0,43  ║ 
║  5   12    33   1      5,53    12,29  0,52    6,41    14,26   0,51    7,74    17,21   0,49  ║ 
║  5   12    34   1      5,53    44,99  0,72    6,41    52,19   0,70    7,74    62,08   0,68  ║ 
║  5   12    35   1      5,63    43,40  0,78    6,58    50,70   0,76    8,00    55,74   0,74  ║ 
║  5   12    36   1      5,63    35,37  0,71    6,58    41,32   0,69    8,00    49,91   0,67  ║ 
║  5   12    37   1      5,63     4,80  0,38    6,58     5,60   0,37    8,00     6,81   0,36  ║ 
║  5   12    38   1      5,63     7,46  0,46    6,58     8,71   0,44    8,00    10,59   0,43  ║ 
║  5   12    39   1      5,63     6,09  0,41    6,58     7,12   0,40    8,00     8,65   0,39  ║ 
║  5   12    40   1      5,63     4,18  0,35    6,58     4,88   0,34    8,00     5,94   0,33  ║ 
║  5   12    41   1      5,63    35,73  0,73    6,58    41,73   0,72    8,00    48,63   0,70  ║ 
║  5   12    42   1      5,63    45,48  0,73    6,58    53,13   0,71    8,00    62,10   0,69  ║ 
║  5   12    43   1      5,80    44,71  0,90    6,85    49,81   0,88    8,43    49,81   0,87  ║ 
║  5   12    44   1      5,80     2,60  0,32    6,85     3,07   0,31    8,43     3,78   0,31  ║ 
║  5   12    45   1      5,80    46,49  0,91    6,85    50,94   0,90    8,43    50,94   0,88  ║ 
║  5   12    46   1      6,06    61,51  1,00    7,27    61,62   1,00    9,09    61,62   1,00  ║ 
║  5   12    47   1      6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5   12    48   1      6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5   12    49   1      5,63     4,80  0,59    6,58     5,60   0,58    8,00     6,81   0,56  ║ 
║  5   12    50   1      6,06    60,78  1,00    7,27    60,78   1,00    9,09    60,78   1,00  ║ 
║  5   12    51   1     -4,48    13,49  0,56   -5,02    15,13   0,52   -5,65    17,02   0,47  ║ 
║  5   12    52   1     -4,62    13,93  0,58   -5,25    15,83   0,55   -6,01    18,12   0,50  ║ 
║  5   12    53   1     -4,34     1,25  0,13   -4,79     1,38   0,12   -5,29     1,52   0,10  ║ 
║  5   12    54   1     -4,77     1,37  0,13   -5,49     1,58   0,13   -6,38     1,84   0,12  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   12    55   1      5,35     2,89  0,33    6,12     3,31   0,31    7,28     3,94   0,30  ║ 
║  5   12    56   1      5,80     5,60  0,43    6,85     6,61   0,42    8,43     8,13   0,42  ║ 
║  5   12    57   1      5,79     2,11  0,29    6,84     2,49   0,29    8,41     3,06   0,29  ║ 
║  5   12    58   1     -4,06     3,02  0,32   -4,35     3,23   0,29   -4,60     3,41   0,24  ║ 
║  5   12    59   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    60   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    61   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    62   1     -4,06     7,45  0,42   -4,35     7,97   0,38   -4,60     8,42   0,32  ║ 
║  5   12    63   1     -4,06     7,45  0,35   -4,35     7,97   0,31   -4,60     8,42   0,27  ║ 
║  5   12    64   1     -4,06     7,45  0,35   -4,35     7,97   0,31   -4,60     8,42   0,27  ║ 
║  5   12    65   1     -4,06     7,45  0,42   -4,35     7,97   0,38   -4,60     8,42   0,32  ║ 
║  5   12    66   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    67   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    68   1     -4,06     0,09  0,03   -4,35     0,10   0,03   -4,60     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    69   1     -4,06     4,40  0,43   -4,35     4,71   0,38   -4,60     4,97   0,32  ║ 
║  5   12    70   1     -4,10     3,72  0,29   -4,40     4,00   0,26   -4,68     4,25   0,22  ║ 
║  5   12    71   1     -4,10     8,04  0,41   -4,40     8,64   0,37   -4,68     9,18   0,31  ║ 
║  5   12    72   1     -4,10     8,04  0,40   -4,40     8,64   0,36   -4,68     9,18   0,31  ║ 
║  5   12    73   1     -4,10     2,83  0,25   -4,40     3,04   0,22   -4,68     3,23   0,19  ║ 
║  5   12    74   1     -4,10     3,49  0,28   -4,40     3,75   0,25   -4,68     3,98   0,21  ║ 
║  5   12    75   1     -4,10     8,04  0,40   -4,40     8,64   0,36   -4,68     9,18   0,31  ║ 
║  5   12    76   1     -4,10     8,04  0,40   -4,40     8,64   0,36   -4,68     9,18   0,30  ║ 
║  5   12    77   1     -4,10     4,19  0,31   -4,40     4,50   0,27   -4,68     4,78   0,23  ║ 
║  5   12    78   1     -4,26     4,11  0,31   -4,67     4,50   0,28   -5,09     4,92   0,25  ║ 
║  5   12    79   1     -4,26     8,36  0,44   -4,67     9,16   0,40   -5,09    10,00   0,35  ║ 
║  5   12    80   1     -4,26     8,36  0,53   -4,67     9,16   0,48   -5,09    10,00   0,42  ║ 
║  5   12    81   1     -4,26     7,81  0,30   -4,67     8,55   0,27   -5,09     9,34   0,24  ║ 
║  5   12    82   1     -4,26     5,64  0,33   -4,67     6,18   0,30   -5,09     6,75   0,26  ║ 
║  5   12    83   1     -4,26    11,15  0,46   -4,67    12,22   0,42   -5,09    13,34   0,37  ║ 
║  5   12    84   1     -4,26     3,63  0,28   -4,67     3,97   0,26   -5,09     4,34   0,22  ║ 
║  5   12    85   1     -4,26     8,36  0,66   -4,67     9,16   0,61   -5,09    10,00   0,53  ║ 
║  5   12    86   1     -4,34    25,35  0,62   -4,79    28,01   0,57   -5,29    30,93   0,51  ║ 
║  5   12    87   1     -4,34    17,04  0,62   -4,79    18,83   0,58   -5,29    20,79   0,51  ║ 
║  5   12    88   1     -4,34     8,51  0,46   -4,79     9,41   0,42   -5,29    10,39   0,37  ║ 
║  5   12    89   1     -4,34    32,37  0,67   -4,79    35,77   0,62   -5,29    39,50   0,55  ║ 
║  5   12    90   1     -4,26    12,55  0,50   -4,67    13,75   0,46   -5,09    15,01   0,40  ║ 
║  5   12    91   1     -4,34     9,08  0,46   -4,79    10,03   0,42   -5,29    11,08   0,37  ║ 
║  5   12    92   1     -4,34     6,84  0,42   -4,79     7,55   0,39   -5,29     8,34   0,34  ║ 
║  5   12    93   1     -4,48    26,17  0,68   -5,02    29,34   0,63   -5,65    33,02   0,57  ║ 
║  5   12    94   1     -4,48     2,01  0,22   -5,02     2,25   0,20   -5,65     2,53   0,18  ║ 
║  5   12    95   1     -4,62    27,01  0,70   -5,25    30,70   0,66   -6,01    35,15   0,60  ║ 
║  5   12    96   1     -4,62     2,07  0,23   -5,25     2,36   0,21   -6,01     2,70   0,20  ║ 
║  5   12    97   1     -4,84     9,50  0,75   -5,61    11,01   0,73   -6,58    12,60   0,68  ║ 
║  5   12    98   1     -4,77    27,86  0,69   -5,49    32,06   0,66   -6,38    37,30   0,61  ║ 
║  5   12    99   1     -4,77    18,72  0,69   -5,49    21,55   0,66   -6,38    25,07   0,62  ║ 
║  5   12   100   1     -4,77     9,35  0,49   -5,49    10,77   0,47   -6,38    12,52   0,44  ║ 
║  5   12   101   1     -4,77    34,99  0,71   -5,49    40,27   0,68   -6,38    46,84   0,63  ║ 
║  5   12   102   1     -4,77     4,06  0,30   -5,49     4,67   0,29   -6,38     5,44   0,27  ║ 
║  5   12   103   1      5,80     6,27  0,40    6,85     7,41   0,39    8,43     9,12   0,38  ║ 
║  5   12   104   1     -4,84     4,12  0,33   -5,61     4,78   0,32   -6,58     5,60   0,30  ║ 
║  5   12   105   1     -4,84     9,50  0,49   -5,61    11,01   0,47   -6,58    12,90   0,45  ║ 
║  5   12   106   1     -4,84     9,50  0,61   -5,61    11,01   0,59   -6,58    12,90   0,55  ║ 
║  5   12   107   1     -4,84     9,19  0,34   -5,61    10,64   0,33   -6,58    12,48   0,31  ║ 
║  5   12   108   1     -4,84     6,41  0,41   -5,61     7,43   0,39   -6,58     8,71   0,37  ║ 
║  5   12   109   1     -4,84    12,68  0,54   -5,61    14,69   0,52   -6,58    17,22   0,49  ║ 
║  5   12   110   1     -4,84     3,09  0,27   -5,61     3,58   0,26   -6,58     4,20   0,24  ║ 
║  5   12   111   1     -4,84    13,00  0,55   -5,61    15,06   0,53   -6,58    17,65   0,49  ║ 
║  5   12   112   1     -5,01     4,27  0,34   -5,88     5,00   0,33   -6,99     5,96   0,31  ║ 
║  5   12   113   1     -5,01     9,83  0,50   -5,88    11,53   0,49   -6,99    13,72   0,47  ║ 
║  5   12   114   1     -5,01     9,83  0,49   -5,88    11,53   0,48   -6,99    13,72   0,46  ║ 
║  5   12   115   1     -5,01     3,72  0,32   -5,88     4,36   0,31   -6,99     5,19   0,30  ║ 
║  5   12   116   1     -5,01     4,27  0,34   -5,88     5,00   0,33   -6,99     5,96   0,32  ║ 
║  5   12   117   1     -5,01     9,83  0,49   -5,88    11,53   0,48   -6,99    13,72   0,46  ║ 
║  5   12   118   1     -5,01     9,83  0,49   -5,88    11,53   0,48   -6,99    13,72   0,45  ║ 
║  5   12   119   1     -5,01     5,12  0,37   -5,88     6,01   0,37   -6,99     7,15   0,35  ║ 
║  5   12   120   1     -5,05     3,48  0,41   -5,94     4,10   0,40   -7,09     4,89   0,38  ║ 
║  5   12   121   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   122   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   123   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   124   1     -5,05     9,57  0,53   -5,94    11,27   0,52   -7,09    13,45   0,49  ║ 
║  5   12   125   1     -5,05    11,22  0,53   -5,94    13,21   0,52   -7,09    15,77   0,49  ║ 
║  5   12   126   1     -5,05     7,31  0,42   -5,94     8,61   0,41   -7,09    10,28   0,39  ║ 
║  5   12   127   1     -5,05    11,22  0,57   -5,94    13,21   0,56   -7,09    15,77   0,53  ║ 
║  5   12   128   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   129   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   130   1     -5,05     0,12  0,04   -5,94     0,14   0,04   -7,09     0,16   0,04  ║ 
║  5   12   131   1     -5,05     4,87  0,48   -5,94     5,73   0,47   -7,09     6,84   0,45  ║ 
║  5   12   132   1     -4,77     9,35  0,59   -5,49    10,77   0,57   -6,38    12,52   0,53  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    1     1   1      3,23    26,78  0,84    3,85    31,82   0,84    4,80    31,82   0,84  ║ 
║  6    1     2   1      3,23     9,29  0,69    3,85    11,07   0,68    4,80    13,52   0,68  ║ 
║  6    1     3   1      3,35    16,14  0,99    4,02    16,26   0,99    5,02    16,26   0,99  ║ 
║  6    1     4   1      3,02    18,88  0,70    3,55    22,22   0,68    4,43    27,13   0,68  ║ 
║  6    1     5   1      3,23     9,29  0,70    3,85    11,07   0,69    4,80    13,31   0,69  ║ 
║  6    1     6   1      3,23    28,83  0,81    3,85    34,36   0,80    4,80    35,71   0,80  ║ 
║  6    1     7   1      3,14    26,08  0,82    3,73    30,93   0,81    4,65    31,81   0,81  ║ 
║  6    1     8   1      3,14     9,04  0,67    3,73    10,73   0,66    4,65    13,39   0,66  ║ 
║  6    1     9   1      3,14     9,04  0,67    3,73    10,73   0,67    4,65    13,39   0,66  ║ 
║  6    1    10   1      3,14    28,08  0,79    3,73    33,30   0,78    4,65    35,45   0,78  ║ 
║  6    1    11   1      3,35    17,24  1,00    4,02    17,24   1,00    5,02    17,24   1,00  ║ 
║  6    1    12   1      3,02    18,68  0,80    3,55    21,99   0,78    4,43    23,44   0,78  ║ 
║  6    1    13   1      3,02    26,79  0,77    3,55    31,53   0,76    4,43    34,72   0,75  ║ 
║  6    1    14   1     -0,72     1,78  0,13   -1,02     2,51   0,16   -1,30     3,20   0,16  ║ 
║  6    1    15   1     -0,72     1,78  0,13   -1,02     2,51   0,16   -1,30     3,20   0,16  ║ 
║  6    1    16   1      0,41     0,62  0,05    0,58     0,87   0,06    0,74     1,11   0,06  ║ 
║  6    1    17   1      0,41     1,19  0,10    0,58     1,68   0,12    0,74     2,14   0,12  ║ 
║  6    1    18   1      0,41     0,85  0,09    0,58     1,20   0,11    0,74     1,53   0,11  ║ 
║  6    1    19   1      0,41     0,91  0,08    0,58     1,28   0,10    0,74     1,63   0,10  ║ 
║  6    2     1   1      1,14     9,45  0,30    1,12     9,28   0,24    1,08     8,97   0,19  ║ 
║  6    2     2   1      1,14     3,28  0,24    1,12     3,22   0,20    1,08     3,11   0,15  ║ 
║  6    2     3   1      0,93     4,47  0,27    0,81     3,89   0,20    0,62     2,99   0,12  ║ 
║  6    2     4   1      1,50     9,35  0,34    1,64    10,27   0,32    1,86    11,61   0,29  ║ 
║  6    2     5   1      1,14     3,28  0,25    1,12     3,22   0,20    1,08     3,11   0,16  ║ 
║  6    2     6   1      1,14    10,17  0,28    1,12     9,99   0,23    1,08     9,65   0,18  ║ 
║  6    2     7   1      1,28    10,66  0,33    1,33    11,05   0,29    1,40    11,59   0,24  ║ 
║  6    2     8   1      1,28     3,70  0,27    1,33     3,83   0,24    1,40     4,02   0,20  ║ 
║  6    2     9   1      1,28     3,70  0,28    1,33     3,83   0,24    1,40     4,02   0,20  ║ 
║  6    2    10   1      1,28    11,47  0,32    1,33    11,90   0,28    1,40    12,48   0,23  ║ 
║  6    2    11   1      0,93     4,77  0,28    0,81     4,16   0,20    0,62     3,19   0,12  ║ 
║  6    2    12   1      1,50     9,25  0,39    1,64    10,16   0,36    1,86    11,49   0,33  ║ 
║  6    2    13   1      1,50    13,27  0,38    1,64    14,57   0,35    1,86    16,47   0,32  ║ 
║  6    2    14   1      5,38    13,26  1,00    6,45    13,26   1,00    8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    2    15   1      5,38    13,26  0,99    6,45    13,38   0,99    8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    2    16   1      3,41     5,08  0,40    3,57     5,32   0,35    3,79     5,65   0,29  ║ 
║  6    2    17   1      3,41     9,82  0,83    3,57    10,28   0,72    3,79    10,92   0,61  ║ 
║  6    2    18   1      3,41     6,99  0,74    3,57     7,32   0,65    3,79     7,77   0,55  ║ 
║  6    2    19   1      3,41     7,47  0,67    3,57     7,81   0,58    3,79     8,30   0,50  ║ 
║  6    3     1   1      0,40     3,29  0,10    0,40     3,28   0,09    0,35     2,91   0,06  ║ 
║  6    3     2   1      0,40     1,14  0,08    0,40     1,14   0,07    0,35     1,01   0,05  ║ 
║  6    3     3   1      0,30     1,43  0,09    0,22     1,06   0,05    0,07     0,34   0,01  ║ 
║  6    3     4   1      0,56     3,53  0,13    0,69     4,32   0,13    0,82     5,14   0,13  ║ 
║  6    3     5   1      0,40     1,14  0,09    0,40     1,14   0,07    0,35     1,01   0,05  ║ 
║  6    3     6   1      0,40     3,54  0,10    0,40     3,54   0,08    0,35     3,14   0,06  ║ 
║  6    3     7   1      0,47     3,86  0,12    0,52     4,28   0,11    0,54     4,51   0,09  ║ 
║  6    3     8   1      0,47     1,34  0,10    0,52     1,49   0,09    0,54     1,56   0,08  ║ 
║  6    3     9   1      0,47     1,34  0,10    0,52     1,49   0,09    0,54     1,56   0,08  ║ 
║  6    3    10   1      0,47     4,16  0,12    0,52     4,61   0,11    0,54     4,85   0,09  ║ 
║  6    3    11   1      0,30     1,53  0,09    0,22     1,13   0,05    0,07     0,37   0,01  ║ 
║  6    3    12   1      0,56     3,49  0,15    0,69     4,28   0,15    0,82     5,09   0,14  ║ 
║  6    3    13   1      0,56     5,01  0,14    0,69     6,13   0,15    0,82     7,30   0,14  ║ 
║  6    3    14   1      5,04    12,43  0,94    6,45    13,26   1,00    8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    3    15   1      5,04    12,43  0,93    6,45    13,38   0,99    8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    3    16   1      4,12     6,13  0,48    4,83     7,19   0,47    5,47     8,15   0,42  ║ 
║  6    3    17   1      4,12    11,85  1,00    4,83    11,85   0,98    5,47    11,85   0,89  ║ 
║  6    3    18   1      4,12     8,44  0,90    4,83     9,39   0,88    5,47     9,39   0,80  ║ 
║  6    3    19   1      4,12     9,01  0,81    4,83    10,56   0,79    5,47    11,16   0,72  ║ 
║  6    4     1   1     -0,06     0,53  0,02   -0,11     0,92   0,02   -0,18     1,47   0,03  ║ 
║  6    4     2   1     -0,06     0,18  0,01   -0,11     0,32   0,02   -0,18     0,51   0,03  ║ 
║  6    4     3   1     -0,18     0,88  0,05   -0,32     1,53   0,08   -0,51     2,44   0,10  ║ 
║  6    4     4   1      0,14     0,85  0,03    0,24     1,47   0,05    0,38     2,36   0,06  ║ 
║  6    4     5   1     -0,06     0,18  0,01   -0,11     0,32   0,02   -0,18     0,51   0,03  ║ 
║  6    4     6   1     -0,06     0,57  0,02   -0,11     0,99   0,02   -0,18     1,59   0,03  ║ 
║  6    4     7   1      0,02     0,14  0,00    0,03     0,25   0,01    0,05     0,40   0,01  ║ 
║  6    4     8   1      0,02     0,05  0,00    0,03     0,09   0,01    0,05     0,14   0,01  ║ 
║  6    4     9   1      0,02     0,05  0,00    0,03     0,09   0,01    0,05     0,14   0,01  ║ 
║  6    4    10   1      0,02     0,16  0,00    0,03     0,27   0,01    0,05     0,43   0,01  ║ 
║  6    4    11   1     -0,18     0,94  0,05   -0,32     1,63   0,08   -0,51     2,61   0,10  ║ 
║  6    4    12   1      0,14     0,84  0,04    0,24     1,46   0,05    0,38     2,33   0,07  ║ 
║  6    4    13   1      0,14     1,21  0,03    0,24     2,09   0,05    0,38     3,34   0,06  ║ 
║  6    4    14   1      5,22    12,87  0,97    6,45    13,26   1,00    8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    4    15   1      5,22    12,87  0,96    6,45    13,38   0,99    8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    4    16   1      4,12     6,13  0,48    4,55     6,77   0,44    5,02     7,47   0,39  ║ 
║  6    4    17   1      4,12    11,85  1,00    4,55    11,85   0,92    5,02    11,85   0,81  ║ 
║  6    4    18   1      4,12     8,44  0,90    4,55     9,31   0,83    5,02     9,39   0,73  ║ 
║  6    4    19   1      4,12     9,01  0,81    4,55     9,95   0,74    5,02    10,97   0,66  ║ 
║  6    5     1   1     -0,54     4,45  0,14   -0,60     4,95   0,13   -0,68     5,66   0,12  ║ 
║  6    5     2   1     -0,54     1,54  0,11   -0,60     1,72   0,11   -0,68     1,96   0,10  ║ 
║  6    5     3   1     -0,67     3,25  0,20   -0,82     3,97   0,20   -1,04     5,03   0,21  ║ 
║  6    5     4   1     -0,30     1,90  0,07   -0,21     1,33   0,04   -0,07     0,47   0,01  ║ 
║  6    5     5   1     -0,54     1,54  0,12   -0,60     1,72   0,11   -0,68     1,96   0,10  ║ 
║  6    5     6   1     -0,54     4,79  0,13   -0,60     5,33   0,12   -0,68     6,10   0,11  ║ 
║  6    5     7   1     -0,44     3,67  0,12   -0,44     3,65   0,10   -0,43     3,61   0,08  ║ 
║  6    5     8   1     -0,44     1,27  0,09   -0,44     1,27   0,08   -0,43     1,25   0,06  ║ 
║  6    5     9   1     -0,44     1,27  0,09   -0,44     1,27   0,08   -0,43     1,25   0,06  ║ 
║  6    5    10   1     -0,44     3,95  0,11   -0,44     3,93   0,09   -0,43     3,89   0,07  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    5    11   1     -0,67     3,47  0,20   -0,82     4,24   0,21   -1,04     5,37   0,21  ║ 
║  6    5    12   1     -0,30     1,88  0,08   -0,21     1,31   0,05   -0,07     0,46   0,01  ║ 
║  6    5    13   1     -0,30     2,69  0,08   -0,21     1,88   0,05   -0,07     0,66   0,01  ║ 
║  6    5    14   1      5,38    13,26  1,00    6,45    13,26   1,00    8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    5    15   1      5,38    13,26  0,99    6,45    13,38   0,99    8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    5    16   1      4,10     6,11  0,48    4,34     6,47   0,42    4,72     7,03   0,37  ║ 
║  6    5    17   1      4,10    11,80  1,00    4,34    11,85   0,88    4,72    11,85   0,76  ║ 
║  6    5    18   1      4,10     8,40  0,89    4,34     8,89   0,79    4,72     9,39   0,69  ║ 
║  6    5    19   1      4,10     8,97  0,80    4,34     9,50   0,71    4,72    10,33   0,62  ║ 
║  6    6     1   1     -1,42    11,81  0,37   -1,51    12,55   0,33   -1,63    13,55   0,28  ║ 
║  6    6     2   1     -1,42     4,10  0,30   -1,51     4,35   0,27   -1,63     4,70   0,23  ║ 
║  6    6     3   1     -1,59     7,67  0,47   -1,78     8,56   0,44   -2,04     9,84   0,40  ║ 
║  6    6     4   1     -1,14     7,14  0,26   -1,07     6,66   0,20   -0,95     5,91   0,15  ║ 
║  6    6     5   1     -1,42     4,10  0,31   -1,51     4,35   0,27   -1,63     4,70   0,24  ║ 
║  6    6     6   1     -1,42    12,72  0,36   -1,51    13,51   0,32   -1,63    14,59   0,27  ║ 
║  6    6     7   1     -1,31    10,86  0,34   -1,33    11,04   0,29   -1,35    11,23   0,24  ║ 
║  6    6     8   1     -1,31     3,77  0,28   -1,33     3,83   0,24   -1,35     3,89   0,19  ║ 
║  6    6     9   1     -1,31     3,77  0,28   -1,33     3,83   0,24   -1,35     3,89   0,19  ║ 
║  6    6    10   1     -1,31    11,69  0,33   -1,33    11,88   0,28   -1,35    12,09   0,23  ║ 
║  6    6    11   1     -1,59     8,19  0,47   -1,78     9,14   0,44   -2,04    10,51   0,41  ║ 
║  6    6    12   1     -1,14     7,06  0,30   -1,07     6,59   0,23   -0,95     5,85   0,17  ║ 
║  6    6    13   1     -1,14    10,13  0,29   -1,07     9,45   0,23   -0,95     8,38   0,16  ║ 
║  6    6    14   1      5,38    13,26  1,00    6,45    13,26   1,00    8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    6    15   1      5,38    13,26  0,99    6,45    13,38   0,99    8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    6    16   1      3,83     5,70  0,45    4,00     5,96   0,39    4,28     6,38   0,33  ║ 
║  6    6    17   1      3,83    11,02  0,93    4,00    11,51   0,81    4,28    11,85   0,69  ║ 
║  6    6    18   1      3,83     7,84  0,84    4,00     8,19   0,73    4,28     8,77   0,62  ║ 
║  6    6    19   1      3,83     8,37  0,75    4,00     8,75   0,65    4,28     9,37   0,56  ║ 
║  6    7     1   1     -3,23    26,78  0,84   -3,85    31,82   0,84   -4,80    31,82   0,84  ║ 
║  6    7     2   1     -3,23     9,29  0,69   -3,85    11,07   0,68   -4,80    13,52   0,68  ║ 
║  6    7     3   1     -3,35    16,14  0,99   -4,02    16,26   0,99   -5,02    16,26   0,99  ║ 
║  6    7     4   1     -3,02    18,88  0,70   -3,55    22,22   0,68   -4,43    27,13   0,68  ║ 
║  6    7     5   1     -3,23     9,29  0,70   -3,85    11,07   0,69   -4,80    13,31   0,69  ║ 
║  6    7     6   1     -3,23    28,83  0,81   -3,85    34,36   0,80   -4,80    35,71   0,80  ║ 
║  6    7     7   1     -3,14    26,08  0,82   -3,73    30,93   0,81   -4,65    31,81   0,81  ║ 
║  6    7     8   1     -3,14     9,04  0,67   -3,73    10,73   0,66   -4,65    13,39   0,66  ║ 
║  6    7     9   1     -3,14     9,04  0,67   -3,73    10,73   0,67   -4,65    13,39   0,66  ║ 
║  6    7    10   1     -3,14    28,08  0,79   -3,73    33,30   0,78   -4,65    35,45   0,78  ║ 
║  6    7    11   1     -3,35    17,24  1,00   -4,02    17,24   1,00   -5,02    17,24   1,00  ║ 
║  6    7    12   1     -3,02    18,68  0,80   -3,55    21,99   0,78   -4,43    23,44   0,78  ║ 
║  6    7    13   1     -3,02    26,79  0,77   -3,55    31,53   0,76   -4,43    34,72   0,75  ║ 
║  6    7    14   1      0,72     1,78  0,13    1,02     2,51   0,16    1,30     3,20   0,16  ║ 
║  6    7    15   1      0,72     1,78  0,13    1,02     2,51   0,16    1,30     3,20   0,16  ║ 
║  6    7    16   1     -0,41     0,62  0,05   -0,58     0,87   0,06   -0,74     1,11   0,06  ║ 
║  6    7    17   1     -0,41     1,19  0,10   -0,58     1,68   0,12   -0,74     2,14   0,12  ║ 
║  6    7    18   1     -0,41     0,85  0,09   -0,58     1,20   0,11   -0,74     1,53   0,11  ║ 
║  6    7    19   1     -0,41     0,91  0,08   -0,58     1,28   0,10   -0,74     1,63   0,10  ║ 
║  6    8     1   1     -1,14     9,45  0,30   -1,12     9,28   0,24   -1,08     8,97   0,19  ║ 
║  6    8     2   1     -1,14     3,28  0,24   -1,12     3,22   0,20   -1,08     3,11   0,15  ║ 
║  6    8     3   1     -0,93     4,47  0,27   -0,81     3,89   0,20   -0,62     2,99   0,12  ║ 
║  6    8     4   1     -1,50     9,35  0,34   -1,64    10,27   0,32   -1,86    11,61   0,29  ║ 
║  6    8     5   1     -1,14     3,28  0,25   -1,12     3,22   0,20   -1,08     3,11   0,16  ║ 
║  6    8     6   1     -1,14    10,17  0,28   -1,12     9,99   0,23   -1,08     9,65   0,18  ║ 
║  6    8     7   1     -1,28    10,66  0,33   -1,33    11,05   0,29   -1,40    11,59   0,24  ║ 
║  6    8     8   1     -1,28     3,70  0,27   -1,33     3,83   0,24   -1,40     4,02   0,20  ║ 
║  6    8     9   1     -1,28     3,70  0,28   -1,33     3,83   0,24   -1,40     4,02   0,20  ║ 
║  6    8    10   1     -1,28    11,47  0,32   -1,33    11,90   0,28   -1,40    12,48   0,23  ║ 
║  6    8    11   1     -0,93     4,77  0,28   -0,81     4,16   0,20   -0,62     3,19   0,12  ║ 
║  6    8    12   1     -1,50     9,25  0,39   -1,64    10,16   0,36   -1,86    11,49   0,33  ║ 
║  6    8    13   1     -1,50    13,27  0,38   -1,64    14,57   0,35   -1,86    16,47   0,32  ║ 
║  6    8    14   1     -5,38    13,26  1,00   -6,45    13,26   1,00   -8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    8    15   1     -5,38    13,26  0,99   -6,45    13,38   0,99   -8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    8    16   1     -3,41     5,08  0,40   -3,57     5,32   0,35   -3,79     5,65   0,29  ║ 
║  6    8    17   1     -3,41     9,82  0,83   -3,57    10,28   0,72   -3,79    10,92   0,61  ║ 
║  6    8    18   1     -3,41     6,99  0,74   -3,57     7,32   0,65   -3,79     7,77   0,55  ║ 
║  6    8    19   1     -3,41     7,47  0,67   -3,57     7,81   0,58   -3,79     8,30   0,50  ║ 
║  6    9     1   1     -0,40     3,29  0,10   -0,40     3,28   0,09   -0,35     2,91   0,06  ║ 
║  6    9     2   1     -0,40     1,14  0,08   -0,40     1,14   0,07   -0,35     1,01   0,05  ║ 
║  6    9     3   1     -0,30     1,43  0,09   -0,22     1,06   0,05   -0,07     0,34   0,01  ║ 
║  6    9     4   1     -0,56     3,53  0,13   -0,69     4,32   0,13   -0,82     5,14   0,13  ║ 
║  6    9     5   1     -0,40     1,14  0,09   -0,40     1,14   0,07   -0,35     1,01   0,05  ║ 
║  6    9     6   1     -0,40     3,54  0,10   -0,40     3,54   0,08   -0,35     3,14   0,06  ║ 
║  6    9     7   1     -0,47     3,86  0,12   -0,52     4,28   0,11   -0,54     4,51   0,09  ║ 
║  6    9     8   1     -0,47     1,34  0,10   -0,52     1,49   0,09   -0,54     1,56   0,08  ║ 
║  6    9     9   1     -0,47     1,34  0,10   -0,52     1,49   0,09   -0,54     1,56   0,08  ║ 
║  6    9    10   1     -0,47     4,16  0,12   -0,52     4,61   0,11   -0,54     4,85   0,09  ║ 
║  6    9    11   1     -0,30     1,53  0,09   -0,22     1,13   0,05   -0,07     0,37   0,01  ║ 
║  6    9    12   1     -0,56     3,49  0,15   -0,69     4,28   0,15   -0,82     5,09   0,14  ║ 
║  6    9    13   1     -0,56     5,01  0,14   -0,69     6,13   0,15   -0,82     7,30   0,14  ║ 
║  6    9    14   1     -5,04    12,43  0,94   -6,45    13,26   1,00   -8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6    9    15   1     -5,04    12,43  0,93   -6,45    13,38   0,99   -8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6    9    16   1     -4,12     6,13  0,48   -4,83     7,19   0,47   -5,47     8,15   0,42  ║ 
║  6    9    17   1     -4,12    11,85  1,00   -4,83    11,85   0,98   -5,47    11,85   0,89  ║ 
║  6    9    18   1     -4,12     8,44  0,90   -4,83     9,39   0,88   -5,47     9,39   0,80  ║ 
║  6    9    19   1     -4,12     9,01  0,81   -4,83    10,56   0,79   -5,47    11,16   0,72  ║ 
║  6   10     1   1      0,06     0,53  0,02    0,11     0,92   0,02    0,18     1,47   0,03  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6   10     2   1      0,06     0,18  0,01    0,11     0,32   0,02    0,18     0,51   0,03  ║ 
║  6   10     3   1      0,18     0,88  0,05    0,32     1,53   0,08    0,51     2,44   0,10  ║ 
║  6   10     4   1     -0,14     0,85  0,03   -0,24     1,47   0,05   -0,38     2,36   0,06  ║ 
║  6   10     5   1      0,06     0,18  0,01    0,11     0,32   0,02    0,18     0,51   0,03  ║ 
║  6   10     6   1      0,06     0,57  0,02    0,11     0,99   0,02    0,18     1,59   0,03  ║ 
║  6   10     7   1     -0,02     0,14  0,00   -0,03     0,25   0,01   -0,05     0,40   0,01  ║ 
║  6   10     8   1     -0,02     0,05  0,00   -0,03     0,09   0,01   -0,05     0,14   0,01  ║ 
║  6   10     9   1     -0,02     0,05  0,00   -0,03     0,09   0,01   -0,05     0,14   0,01  ║ 
║  6   10    10   1     -0,02     0,16  0,00   -0,03     0,27   0,01   -0,05     0,43   0,01  ║ 
║  6   10    11   1      0,18     0,94  0,05    0,32     1,63   0,08    0,51     2,61   0,10  ║ 
║  6   10    12   1     -0,14     0,84  0,04   -0,24     1,46   0,05   -0,38     2,33   0,07  ║ 
║  6   10    13   1     -0,14     1,21  0,03   -0,24     2,09   0,05   -0,38     3,34   0,06  ║ 
║  6   10    14   1     -5,22    12,87  0,97   -6,45    13,26   1,00   -8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6   10    15   1     -5,22    12,87  0,96   -6,45    13,38   0,99   -8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6   10    16   1     -4,12     6,13  0,48   -4,55     6,77   0,44   -5,02     7,47   0,39  ║ 
║  6   10    17   1     -4,12    11,85  1,00   -4,55    11,85   0,92   -5,02    11,85   0,81  ║ 
║  6   10    18   1     -4,12     8,44  0,90   -4,55     9,31   0,83   -5,02     9,39   0,73  ║ 
║  6   10    19   1     -4,12     9,01  0,81   -4,55     9,95   0,74   -5,02    10,97   0,66  ║ 
║  6   11     1   1      0,54     4,45  0,14    0,60     4,95   0,13    0,68     5,66   0,12  ║ 
║  6   11     2   1      0,54     1,54  0,11    0,60     1,72   0,11    0,68     1,96   0,10  ║ 
║  6   11     3   1      0,67     3,25  0,20    0,82     3,97   0,20    1,04     5,03   0,21  ║ 
║  6   11     4   1      0,30     1,90  0,07    0,21     1,33   0,04    0,07     0,47   0,01  ║ 
║  6   11     5   1      0,54     1,54  0,12    0,60     1,72   0,11    0,68     1,96   0,10  ║ 
║  6   11     6   1      0,54     4,79  0,13    0,60     5,33   0,12    0,68     6,10   0,11  ║ 
║  6   11     7   1      0,44     3,67  0,12    0,44     3,65   0,10    0,43     3,61   0,08  ║ 
║  6   11     8   1      0,44     1,27  0,09    0,44     1,27   0,08    0,43     1,25   0,06  ║ 
║  6   11     9   1      0,44     1,27  0,09    0,44     1,27   0,08    0,43     1,25   0,06  ║ 
║  6   11    10   1      0,44     3,95  0,11    0,44     3,93   0,09    0,43     3,89   0,07  ║ 
║  6   11    11   1      0,67     3,47  0,20    0,82     4,24   0,21    1,04     5,37   0,21  ║ 
║  6   11    12   1      0,30     1,88  0,08    0,21     1,31   0,05    0,07     0,46   0,01  ║ 
║  6   11    13   1      0,30     2,69  0,08    0,21     1,88   0,05    0,07     0,66   0,01  ║ 
║  6   11    14   1     -5,38    13,26  1,00   -6,45    13,26   1,00   -8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6   11    15   1     -5,38    13,26  0,99   -6,45    13,38   0,99   -8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6   11    16   1     -4,10     6,11  0,48   -4,34     6,47   0,42   -4,72     7,03   0,37  ║ 
║  6   11    17   1     -4,10    11,80  1,00   -4,34    11,85   0,88   -4,72    11,85   0,76  ║ 
║  6   11    18   1     -4,10     8,40  0,89   -4,34     8,89   0,79   -4,72     9,39   0,69  ║ 
║  6   11    19   1     -4,10     8,97  0,80   -4,34     9,50   0,71   -4,72    10,33   0,62  ║ 
║  6   12     1   1      1,42    11,81  0,37    1,51    12,55   0,33    1,63    13,55   0,28  ║ 
║  6   12     2   1      1,42     4,10  0,30    1,51     4,35   0,27    1,63     4,70   0,23  ║ 
║  6   12     3   1      1,59     7,67  0,47    1,78     8,56   0,44    2,04     9,84   0,40  ║ 
║  6   12     4   1      1,14     7,14  0,26    1,07     6,66   0,20    0,95     5,91   0,15  ║ 
║  6   12     5   1      1,42     4,10  0,31    1,51     4,35   0,27    1,63     4,70   0,24  ║ 
║  6   12     6   1      1,42    12,72  0,36    1,51    13,51   0,32    1,63    14,59   0,27  ║ 
║  6   12     7   1      1,31    10,86  0,34    1,33    11,04   0,29    1,35    11,23   0,24  ║ 
║  6   12     8   1      1,31     3,77  0,28    1,33     3,83   0,24    1,35     3,89   0,19  ║ 
║  6   12     9   1      1,31     3,77  0,28    1,33     3,83   0,24    1,35     3,89   0,19  ║ 
║  6   12    10   1      1,31    11,69  0,33    1,33    11,88   0,28    1,35    12,09   0,23  ║ 
║  6   12    11   1      1,59     8,19  0,47    1,78     9,14   0,44    2,04    10,51   0,41  ║ 
║  6   12    12   1      1,14     7,06  0,30    1,07     6,59   0,23    0,95     5,85   0,17  ║ 
║  6   12    13   1      1,14    10,13  0,29    1,07     9,45   0,23    0,95     8,38   0,16  ║ 
║  6   12    14   1     -5,38    13,26  1,00   -6,45    13,26   1,00   -8,07    13,26   1,00  ║ 
║  6   12    15   1     -5,38    13,26  0,99   -6,45    13,38   0,99   -8,07    13,38   0,99  ║ 
║  6   12    16   1     -3,83     5,70  0,45   -4,00     5,96   0,39   -4,28     6,38   0,33  ║ 
║  6   12    17   1     -3,83    11,02  0,93   -4,00    11,51   0,81   -4,28    11,85   0,69  ║ 
║  6   12    18   1     -3,83     7,84  0,84   -4,00     8,19   0,73   -4,28     8,77   0,62  ║ 
║  6   12    19   1     -3,83     8,37  0,75   -4,00     8,75   0,65   -4,28     9,37   0,56  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1     1   2      3,24    80,00  0,61    3,89    95,89   0,61    4,73   116,55   0,59  ║ 
║  2    1     2   2      3,24    80,00  0,61    3,89    95,89   0,61    4,73   116,55   0,59  ║ 
║  2    1     3   2      3,15    66,62  0,51    3,78    79,89   0,51    4,65    98,25   0,50  ║ 
║  2    1     4   2      3,15    13,55  0,39    3,78    16,25   0,39    4,65    19,98   0,38  ║ 
║  2    1     5   2      3,15     7,74  0,33    3,78     9,28   0,33    4,65    11,41   0,32  ║ 
║  2    1     6   2      3,15     7,64  0,34    3,78     9,16   0,34    4,65    11,26   0,33  ║ 
║  2    1     7   2      3,15     9,70  0,32    3,78    11,63   0,32    4,65    14,30   0,31  ║ 
║  2    1     8   2      3,15    73,02  0,55    3,78    87,57   0,55    4,65   107,68   0,54  ║ 
║  2    1     9   2      3,09    64,25  0,43    3,71    77,08   0,43    4,60    95,53   0,43  ║ 
║  2    1    10   2      3,09    49,38  0,46    3,71    59,24   0,46    4,60    73,41   0,45  ║ 
║  2    1    11   2      3,09    10,53  0,29    3,71    12,64   0,29    4,60    15,66   0,29  ║ 
║  2    1    12   2      3,09    26,56  0,59    3,71    31,87   0,59    4,60    39,49   0,59  ║ 
║  2    1    13   2      3,09    26,56  0,59    3,71    31,87   0,59    4,60    39,49   0,59  ║ 
║  2    1    14   2      3,09    10,53  0,28    3,71    12,64   0,28    4,60    15,66   0,28  ║ 
║  2    1    15   2      3,09    12,58  0,32    3,71    15,09   0,32    4,60    18,70   0,32  ║ 
║  2    1    16   2      3,09    97,84  0,59    3,71   117,37   0,59    4,60   145,46   0,59  ║ 
║  2    1    17   2      3,06    60,34  0,44    3,67    72,40   0,44    4,57    90,14   0,44  ║ 
║  2    1    18   2      3,06    21,41  0,39    3,67    25,69   0,39    4,57    31,99   0,38  ║ 
║  2    1    19   2      3,06     6,43  0,22    3,67     7,72   0,22    4,57     9,61   0,22  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1    20   2      3,06     8,78  0,26    3,67    10,53   0,26    4,57    13,12   0,26  ║ 
║  2    1    21   2      3,06     9,49  0,26    3,67    11,39   0,26    4,57    14,18   0,26  ║ 
║  2    1    22   2      3,06     4,11  0,16    3,67     4,93   0,16    4,57     6,13   0,16  ║ 
║  2    1    23   2      3,06    21,41  0,39    3,67    25,69   0,39    4,57    31,99   0,39  ║ 
║  2    1    24   2      3,06    64,92  0,44    3,67    77,89   0,44    4,57    96,98   0,44  ║ 
║  2    1    25   2      3,03    59,77  0,44    3,64    71,72   0,44    4,54    89,65   0,44  ║ 
║  2    1    26   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    1    27   2      3,03    13,32  0,28    3,64    15,99   0,28    4,54    19,98   0,28  ║ 
║  2    1    28   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    1    29   2      3,03    28,87  0,41    3,64    34,65   0,41    4,54    43,31   0,41  ║ 
║  2    1    30   2      3,03    28,87  0,40    3,64    34,65   0,40    4,54    43,31   0,40  ║ 
║  2    1    31   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    1    32   2      3,03    14,82  0,30    3,64    17,78   0,30    4,54    22,23   0,30  ║ 
║  2    1    33   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    1    34   2      3,03    64,30  0,44    3,64    77,16   0,44    4,54    96,46   0,44  ║ 
║  2    1    35   2      3,00    88,99  0,57    3,59   106,81   0,57    4,51   134,15   0,58  ║ 
║  2    1    36   2      3,00     9,22  0,24    3,59    11,06   0,24    4,51    13,89   0,24  ║ 
║  2    1    37   2      3,00    10,20  0,31    3,59    12,25   0,31    4,51    15,38   0,32  ║ 
║  2    1    38   2      3,00     8,23  0,36    3,59     9,88   0,36    4,51    12,41   0,36  ║ 
║  2    1    39   2      3,00    10,20  0,40    3,59    12,25   0,40    4,51    15,38   0,40  ║ 
║  2    1    40   2      3,00     9,22  0,29    3,59    11,06   0,29    4,51    13,89   0,29  ║ 
║  2    1    41   2      3,00    13,17  0,30    3,59    15,81   0,30    4,51    19,86   0,30  ║ 
║  2    1    42   2      3,00    92,10  0,56    3,59   110,54   0,56    4,51   138,84   0,57  ║ 
║  2    1    43   2      2,94    87,23  0,70    3,52   104,73   0,70    4,46   124,92   0,71  ║ 
║  2    1    44   2      2,94     6,18  0,69    3,52     7,41   0,69    4,46     8,90   0,70  ║ 
║  2    1    45   2      2,94    90,28  0,60    3,52   108,39   0,60    4,46   137,28   0,61  ║ 
║  2    1    46   2      2,84    74,35  0,53    3,42    89,31   0,53    4,39   114,69   0,55  ║ 
║  2    1    47   2      2,84     5,98  0,32    3,42     7,19   0,32    4,39     9,23   0,33  ║ 
║  2    1    48   2      2,84     8,75  0,31    3,42    10,51   0,31    4,39    13,49   0,31  ║ 
║  2    1    49   2      2,84    13,44  0,33    3,42    16,15   0,33    4,39    20,74   0,34  ║ 
║  2    1    50   2      2,84     2,65  0,45    3,42     3,18   0,45    4,39     4,09   0,46  ║ 
║  2    1    51   2      2,84    20,36  0,53    3,42    24,46   0,53    4,39    31,41   0,54  ║ 
║  2    1    52   2      2,84     1,08  0,14    3,42     1,30   0,14    4,39     1,66   0,15  ║ 
║  2    1    53   2      2,84     5,88  0,67    3,42     7,07   0,67    4,39     8,74   0,69  ║ 
║  2    1    54   2      2,77     8,29  0,81    3,33     9,96   0,81    4,32    10,24   0,84  ║ 
║  2    1    55   2      2,77     2,43  0,26    3,33     2,92   0,26    4,32     3,79   0,27  ║ 
║  2    1    56   2      2,72    19,66  0,88    3,27    22,45   0,88    4,28    22,45   0,92  ║ 
║  2    1    57   2      2,72     8,55  0,74    3,27    10,28   0,74    4,28    11,58   0,77  ║ 
║  2    1    58   2      2,72    11,39  0,78    3,27    13,70   0,78    4,28    14,70   0,81  ║ 
║  2    1    59   2      2,72    19,27  0,78    3,27    23,17   0,78    4,28    24,71   0,82  ║ 
║  2    1    60   2      2,67     3,04  0,58    3,21     3,66   0,58    4,24     4,83   0,62  ║ 
║  2    1    61   2      2,67     4,28  0,60    3,21     5,15   0,60    4,24     6,79   0,64  ║ 
║  2    1    62   2      2,67    29,10  0,82    3,21    35,01   0,82    4,24    35,63   0,86  ║ 
║  2    1    63   2      2,67     5,11  0,64    3,21     6,15   0,64    4,24     8,02   0,67  ║ 
║  2    1    64   2      2,67     4,07  0,61    3,21     4,90   0,61    4,24     6,47   0,65  ║ 
║  2    1    65   2     -0,19     0,57  0,03   -0,22     0,67   0,03   -0,16     0,49   0,02  ║ 
║  2    1    66   2     -0,19     0,03  0,01   -0,22     0,04   0,01   -0,16     0,03   0,01  ║ 
║  2    1    67   2     -0,19     0,03  0,00   -0,22     0,04   0,00   -0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    1    68   2     -0,19     0,03  0,01   -0,22     0,04   0,01   -0,16     0,03   0,01  ║ 
║  2    1    69   2     -0,19     1,12  0,03   -0,22     1,32   0,03   -0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    1    70   2     -0,19     1,12  0,02   -0,22     1,32   0,02   -0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    1    71   2     -0,19     1,12  0,02   -0,22     1,32   0,02   -0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    1    72   2     -0,19     1,12  0,03   -0,22     1,32   0,03   -0,16     0,95   0,02  ║ 
║  2    1    73   2     -0,19     0,03  0,00   -0,22     0,04   0,00   -0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    1    74   2     -0,19     0,03  0,00   -0,22     0,04   0,00   -0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    1    75   2     -0,19     0,03  0,00   -0,22     0,04   0,00   -0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    1    76   2     -0,19     0,76  0,03   -0,22     0,89   0,03   -0,16     0,64   0,02  ║ 
║  2    1    77   2     -0,17     0,62  0,02   -0,21     0,74   0,02   -0,15     0,53   0,01  ║ 
║  2    1    78   2     -0,17     1,11  0,02   -0,21     1,31   0,02   -0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    1    79   2     -0,17     1,11  0,02   -0,21     1,31   0,02   -0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    1    80   2     -0,17     0,65  0,02   -0,21     0,77   0,02   -0,15     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    81   2     -0,17     0,59  0,02   -0,21     0,70   0,02   -0,15     0,51   0,01  ║ 
║  2    1    82   2     -0,17     1,11  0,02   -0,21     1,31   0,02   -0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    1    83   2     -0,17     1,11  0,02   -0,21     1,31   0,02   -0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    1    84   2     -0,17     0,68  0,02   -0,21     0,80   0,02   -0,15     0,58   0,01  ║ 
║  2    1    85   2     -0,12     0,44  0,01   -0,14     0,52   0,01   -0,10     0,38   0,01  ║ 
║  2    1    86   2     -0,12     0,75  0,02   -0,14     0,89   0,02   -0,10     0,64   0,01  ║ 
║  2    1    87   2     -0,12     0,75  0,02   -0,14     0,89   0,02   -0,10     0,64   0,01  ║ 
║  2    1    88   2     -0,12     0,42  0,01   -0,14     0,50   0,01   -0,10     0,36   0,01  ║ 
║  2    1    89   2     -0,12     0,56  0,01   -0,14     0,66   0,01   -0,10     0,48   0,01  ║ 
║  2    1    90   2     -0,12     0,94  0,01   -0,14     1,11   0,01   -0,10     0,80   0,01  ║ 
║  2    1    91   2     -0,12     2,05  0,02   -0,14     2,42   0,02   -0,10     1,75   0,01  ║ 
║  2    1    92   2     -0,09     0,31  0,01   -0,11     0,37   0,01   -0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2    1    93   2     -0,09     0,58  0,02   -0,11     0,68   0,02   -0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    1    94   2     -0,09     1,59  0,02   -0,11     1,88   0,02   -0,08     1,36   0,01  ║ 
║  2    1    95   2     -0,09     1,59  0,02   -0,11     1,88   0,02   -0,08     1,36   0,01  ║ 
║  2    1    96   2     -0,09     0,58  0,01   -0,11     0,68   0,01   -0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    1    97   2     -0,09     0,52  0,01   -0,11     0,61   0,01   -0,08     0,44   0,01  ║ 
║  2    1    98   2     -0,09     0,67  0,01   -0,11     0,79   0,01   -0,08     0,57   0,01  ║ 
║  2    1    99   2     -0,09     0,61  0,01   -0,11     0,72   0,01   -0,08     0,52   0,01  ║ 
║  2    1   100   2     -0,09     0,49  0,01   -0,11     0,58   0,01   -0,08     0,42   0,01  ║ 
║  2    1   101   2     -0,04     0,62  0,01   -0,05     0,73   0,01   -0,03     0,53   0,00  ║ 
║  2    1   102   2     -0,04     0,85  0,01   -0,05     1,00   0,01   -0,03     0,73   0,01  ║ 
║  2    1   103   2      2,69     5,73  0,25    3,23     6,88   0,25    4,08     8,69   0,26  ║ 
║  2    1   104   2      2,63     4,49  0,24    3,15     5,39   0,24    3,98     6,80   0,24  ║ 
║  2    1   105   2      0,01     0,14  0,00    0,01     0,17   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1   106   2      0,01     0,19  0,00    0,01     0,23   0,00    0,01     0,16   0,00  ║ 
║  2    1   107   2      0,06     0,20  0,01    0,07     0,24   0,01    0,05     0,17   0,01  ║ 
║  2    1   108   2      0,06     0,39  0,01    0,07     0,46   0,01    0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    1   109   2      0,06     1,09  0,01    0,07     1,29   0,01    0,05     0,92   0,01  ║ 
║  2    1   110   2      0,06     1,08  0,01    0,07     1,27   0,01    0,05     0,91   0,01  ║ 
║  2    1   111   2      0,06     0,39  0,01    0,07     0,46   0,01    0,05     0,33   0,00  ║ 
║  2    1   112   2      0,06     0,33  0,01    0,07     0,39   0,01    0,05     0,28   0,00  ║ 
║  2    1   113   2      0,06     2,22  0,02    0,07     2,62   0,02    0,05     1,87   0,01  ║ 
║  2    1   114   2      0,06     0,23  0,01    0,07     0,27   0,01    0,05     0,19   0,01  ║ 
║  2    1   115   2      0,06     0,01  0,00    0,07     0,01   0,00    0,05     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   116   2      0,03     0,01  0,00    0,03     0,01   0,00    0,02     0,00   0,00  ║ 
║  2    1   117   2      0,03     0,47  0,01    0,03     0,55   0,01    0,02     0,39   0,00  ║ 
║  2    1   118   2      0,09     0,30  0,01    0,10     0,36   0,01    0,07     0,25   0,01  ║ 
║  2    1   119   2      0,09     0,56  0,01    0,10     0,66   0,01    0,07     0,48   0,01  ║ 
║  2    1   120   2      0,09     0,56  0,01    0,10     0,66   0,01    0,07     0,48   0,01  ║ 
║  2    1   121   2      0,09     0,35  0,01    0,10     0,41   0,01    0,07     0,29   0,01  ║ 
║  2    1   122   2      0,09     0,42  0,01    0,10     0,49   0,01    0,07     0,35   0,01  ║ 
║  2    1   123   2      0,09     0,70  0,01    0,10     0,83   0,01    0,07     0,60   0,01  ║ 
║  2    1   124   2      0,09     0,70  0,01    0,10     0,83   0,01    0,07     0,60   0,01  ║ 
║  2    1   125   2      0,09     0,37  0,01    0,10     0,44   0,01    0,07     0,32   0,01  ║ 
║  2    1   126   2      0,14     0,49  0,02    0,17     0,58   0,01    0,12     0,42   0,01  ║ 
║  2    1   127   2      0,14     0,92  0,02    0,17     1,09   0,02    0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    1   128   2      0,14     0,92  0,02    0,17     1,09   0,02    0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    1   129   2      0,14     0,56  0,02    0,17     0,67   0,02    0,12     0,48   0,01  ║ 
║  2    1   130   2      0,14     0,49  0,02    0,17     0,58   0,02    0,12     0,42   0,01  ║ 
║  2    1   131   2      0,14     0,92  0,02    0,17     1,09   0,02    0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    1   132   2      0,14     0,92  0,02    0,17     1,09   0,02    0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    1   133   2      0,14     0,56  0,01    0,17     0,67   0,01    0,12     0,48   0,01  ║ 
║  2    1   134   2      0,16     0,46  0,03    0,19     0,54   0,03    0,13     0,39   0,02  ║ 
║  2    1   135   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   136   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   137   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   138   2      0,16     0,98  0,02    0,19     1,16   0,02    0,13     0,83   0,01  ║ 
║  2    1   139   2      0,16     1,11  0,02    0,19     1,31   0,02    0,13     0,94   0,01  ║ 
║  2    1   140   2      0,16     0,80  0,02    0,19     0,94   0,02    0,13     0,68   0,01  ║ 
║  2    1   141   2      0,16     1,11  0,02    0,19     1,31   0,02    0,13     0,94   0,01  ║ 
║  2    1   142   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   143   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   144   2      0,16     0,03  0,01    0,19     0,03   0,01    0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   145   2      0,16     0,59  0,02    0,19     0,70   0,02    0,13     0,50   0,01  ║ 
║  2    1   146   2      0,13     0,60  0,04    0,15     0,71   0,03    0,11     0,51   0,02  ║ 
║  2    1   147   2      0,13     0,33  0,03    0,15     0,39   0,03    0,11     0,28   0,02  ║ 
║  2    1   148   2      0,13     0,43  0,04    0,15     0,51   0,04    0,11     0,37   0,02  ║ 
║  2    1   149   2      0,13     0,17  0,03    0,15     0,20   0,03    0,11     0,14   0,02  ║ 
║  2    1   150   2      0,18     0,76  0,05    0,21     0,90   0,05    0,15     0,64   0,03  ║ 
║  2    1   151   2      0,18     1,48  0,05    0,21     1,74   0,05    0,15     1,25   0,03  ║ 
║  2    1   152   2      0,18     0,30  0,04    0,21     0,35   0,04    0,15     0,25   0,02  ║ 
║  2    1   153   2      0,18     0,86  0,05    0,21     1,02   0,05    0,15     0,73   0,03  ║ 
║  2    1   154   2      0,18     0,38  0,05    0,21     0,45   0,04    0,15     0,32   0,03  ║ 
║  2    1   155   2      3,09    76,21  0,58    3,68    90,68   0,58    4,39   108,15   0,55  ║ 
║  2    2     2   2      3,09    76,21  0,58    3,68    90,68   0,58    4,39   108,15   0,55  ║ 
║  2    2     3   2      3,06    64,77  0,50    3,66    77,35   0,50    4,43    93,72   0,48  ║ 
║  2    2     4   2      3,06    13,17  0,38    3,66    15,73   0,37    4,43    19,06   0,36  ║ 
║  2    2     5   2      3,06     7,53  0,32    3,66     8,99   0,32    4,43    10,89   0,31  ║ 
║  2    2     6   2      3,06     7,43  0,33    3,66     8,87   0,33    4,43    10,75   0,32  ║ 
║  2    2     7   2      3,06     9,43  0,31    3,66    11,26   0,31    4,43    13,64   0,30  ║ 
║  2    2     8   2      3,06    70,99  0,53    3,66    84,78   0,53    4,43   102,73   0,51  ║ 
║  2    2     9   2      3,05    63,32  0,43    3,65    75,79   0,43    4,46    92,77   0,42  ║ 
║  2    2    10   2      3,05    48,66  0,45    3,65    58,25   0,45    4,46    71,29   0,44  ║ 
║  2    2    11   2      3,05    10,38  0,29    3,65    12,43   0,29    4,46    15,21   0,28  ║ 
║  2    2    12   2      3,05    26,18  0,58    3,65    31,33   0,58    4,46    38,35   0,57  ║ 
║  2    2    13   2      3,05    26,18  0,58    3,65    31,33   0,58    4,46    38,35   0,57  ║ 
║  2    2    14   2      3,05    10,38  0,28    3,65    12,43   0,28    4,46    15,21   0,27  ║ 
║  2    2    15   2      3,05    12,40  0,31    3,65    14,84   0,31    4,46    18,16   0,31  ║ 
║  2    2    16   2      3,05    96,41  0,59    3,65   115,41   0,58    4,46   141,26   0,57  ║ 
║  2    2    17   2      3,04    59,93  0,44    3,64    71,84   0,44    4,48    88,44   0,43  ║ 
║  2    2    18   2      3,04    21,27  0,38    3,64    25,49   0,38    4,48    31,38   0,38  ║ 
║  2    2    19   2      3,04     6,39  0,21    3,64     7,66   0,21    4,48     9,43   0,21  ║ 
║  2    2    20   2      3,04     8,72  0,26    3,64    10,45   0,26    4,48    12,87   0,25  ║ 
║  2    2    21   2      3,04     9,43  0,26    3,64    11,30   0,26    4,48    13,92   0,26  ║ 
║  2    2    22   2      3,04     4,08  0,16    3,64     4,89   0,16    4,48     6,02   0,16  ║ 
║  2    2    23   2      3,04    21,27  0,39    3,64    25,49   0,39    4,48    31,38   0,38  ║ 
║  2    2    24   2      3,04    64,48  0,44    3,64    77,29   0,44    4,48    95,15   0,43  ║ 
║  2    2    25   2      3,03    59,77  0,44    3,64    71,72   0,44    4,50    88,73   0,44  ║ 
║  2    2    26   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,50    31,49   0,39  ║ 
║  2    2    27   2      3,03    13,32  0,28    3,64    15,99   0,28    4,50    19,78   0,28  ║ 
║  2    2    28   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,50    16,31   0,99  ║ 
║  2    2    29   2      3,03    28,87  0,41    3,64    34,65   0,41    4,50    42,87   0,40  ║ 
║  2    2    30   2      3,03    28,87  0,40    3,64    34,65   0,40    4,50    42,87   0,39  ║ 
║  2    2    31   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,50    16,31   0,99  ║ 
║  2    2    32   2      3,03    14,82  0,30    3,64    17,78   0,30    4,50    22,00   0,29  ║ 
║  2    2    33   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,50    31,49   0,39  ║ 
║  2    2    34   2      3,03    64,30  0,44    3,64    77,16   0,44    4,50    95,46   0,44  ║ 
║  2    2    35   2      3,02    89,72  0,58    3,63   107,81   0,58    4,51   134,15   0,58  ║ 
║  2    2    36   2      3,02     9,29  0,24    3,63    11,16   0,24    4,51    13,89   0,24  ║ 
║  2    2    37   2      3,02    10,29  0,32    3,63    12,36   0,32    4,51    15,38   0,32  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2    38   2      3,02     8,30  0,36    3,63     9,97   0,36    4,51    12,41   0,36  ║ 
║  2    2    39   2      3,02    10,29  0,40    3,63    12,36   0,40    4,51    15,38   0,40  ║ 
║  2    2    40   2      3,02     9,29  0,29    3,63    11,16   0,29    4,51    13,89   0,29  ║ 
║  2    2    41   2      3,02    13,28  0,30    3,63    15,96   0,30    4,51    19,86   0,30  ║ 
║  2    2    42   2      3,02    92,85  0,57    3,63   111,57   0,57    4,51   138,83   0,57  ║ 
║  2    2    43   2      3,00    89,21  0,71    3,62   107,46   0,72    4,55   124,92   0,72  ║ 
║  2    2    44   2      3,00     6,32  0,71    3,62     7,61   0,71    4,55     8,90   0,72  ║ 
║  2    2    45   2      3,00    92,33  0,61    3,62   111,21   0,62    4,55   139,78   0,62  ║ 
║  2    2    46   2      2,98    77,82  0,56    3,60    94,09   0,56    4,59   120,11   0,58  ║ 
║  2    2    47   2      2,98     6,26  0,33    3,60     7,57   0,34    4,59     9,66   0,34  ║ 
║  2    2    48   2      2,98     9,16  0,32    3,60    11,07   0,32    4,59    14,13   0,33  ║ 
║  2    2    49   2      2,98    14,07  0,35    3,60    17,01   0,35    4,59    21,72   0,36  ║ 
║  2    2    50   2      2,98     2,77  0,47    3,60     3,35   0,47    4,59     4,28   0,48  ║ 
║  2    2    51   2      2,98    21,32  0,55    3,60    25,77   0,56    4,59    32,90   0,57  ║ 
║  2    2    52   2      2,98     1,13  0,15    3,60     1,37   0,15    4,59     1,74   0,16  ║ 
║  2    2    53   2      2,98     6,16  0,70    3,60     7,45   0,71    4,59     8,74   0,73  ║ 
║  2    2    54   2      2,96     8,84  0,86    3,58    10,24   0,87    4,63    10,24   0,90  ║ 
║  2    2    55   2      2,96     2,59  0,28    3,58     3,14   0,28    4,63     4,06   0,29  ║ 
║  2    2    56   2      2,94    21,26  0,95    3,57    22,45   0,96    4,66    22,45   1,00  ║ 
║  2    2    57   2      2,94     9,25  0,80    3,57    11,24   0,81    4,66    11,58   0,84  ║ 
║  2    2    58   2      2,94    12,32  0,84    3,57    14,70   0,85    4,66    14,70   0,89  ║ 
║  2    2    59   2      2,94    20,84  0,84    3,57    24,71   0,85    4,66    24,71   0,89  ║ 
║  2    2    60   2      2,93     3,34  0,64    3,56     4,07   0,65    4,68     5,22   0,68  ║ 
║  2    2    61   2      2,93     4,69  0,66    3,56     5,71   0,67    4,68     7,13   0,70  ║ 
║  2    2    62   2      2,93    31,91  0,90    3,56    35,63   0,91    4,68    35,63   0,96  ║ 
║  2    2    63   2      2,93     5,60  0,70    3,56     6,82   0,71    4,68     8,02   0,75  ║ 
║  2    2    64   2      2,93     4,46  0,67    3,56     5,44   0,68    4,68     6,68   0,71  ║ 
║  2    2    65   2      1,89     5,80  0,30    2,27     7,00   0,30    2,90     8,92   0,30  ║ 
║  2    2    66   2      1,89     0,31  0,11    2,27     0,38   0,11    2,90     0,48   0,11  ║ 
║  2    2    67   2      1,89     0,31  0,03    2,27     0,38   0,03    2,90     0,48   0,03  ║ 
║  2    2    68   2      1,89     0,31  0,11    2,27     0,38   0,11    2,90     0,48   0,11  ║ 
║  2    2    69   2      1,89    11,38  0,26    2,27    13,73   0,26    2,90    17,49   0,27  ║ 
║  2    2    70   2      1,89    11,38  0,25    2,27    13,73   0,25    2,90    17,49   0,26  ║ 
║  2    2    71   2      1,89    11,38  0,25    2,27    13,73   0,25    2,90    17,49   0,26  ║ 
║  2    2    72   2      1,89    11,38  0,27    2,27    13,73   0,27    2,90    17,49   0,28  ║ 
║  2    2    73   2      1,89     0,31  0,04    2,27     0,38   0,04    2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    2    74   2      1,89     0,31  0,04    2,27     0,38   0,04    2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    2    75   2      1,89     0,31  0,04    2,27     0,38   0,04    2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    2    76   2      1,89     7,67  0,31    2,27     9,25   0,32    2,90    11,79   0,32  ║ 
║  2    2    77   2      1,89     6,75  0,20    2,28     8,13   0,20    2,89    10,33   0,21  ║ 
║  2    2    78   2      1,89    12,01  0,24    2,28    14,48   0,24    2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    2    79   2      1,89    12,01  0,23    2,28    14,48   0,23    2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    2    80   2      1,89     7,06  0,22    2,28     8,51   0,22    2,89    10,81   0,23  ║ 
║  2    2    81   2      1,89     6,43  0,20    2,28     7,76   0,20    2,89     9,85   0,21  ║ 
║  2    2    82   2      1,89    12,01  0,23    2,28    14,48   0,23    2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    2    83   2      1,89    12,01  0,23    2,28    14,48   0,23    2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    2    84   2      1,89     7,37  0,21    2,28     8,89   0,21    2,89    11,29   0,22  ║ 
║  2    2    85   2      1,90     7,12  0,21    2,29     8,55   0,21    2,86    10,70   0,21  ║ 
║  2    2    86   2      1,90    12,11  0,25    2,29    14,55   0,25    2,86    18,20   0,25  ║ 
║  2    2    87   2      1,90    12,11  0,25    2,29    14,55   0,25    2,86    18,20   0,25  ║ 
║  2    2    88   2      1,90     6,80  0,19    2,29     8,17   0,19    2,86    10,23   0,19  ║ 
║  2    2    89   2      1,90     9,00  0,18    2,29    10,82   0,18    2,86    13,54   0,18  ║ 
║  2    2    90   2      1,90    15,16  0,23    2,29    18,21   0,23    2,86    22,78   0,23  ║ 
║  2    2    91   2      1,90    33,00  0,36    2,29    39,64   0,36    2,86    49,61   0,36  ║ 
║  2    2    92   2      1,91     6,51  0,29    2,29     7,81   0,29    2,85     9,70   0,28  ║ 
║  2    2    93   2      1,91    12,16  0,33    2,29    14,58   0,33    2,85    18,11   0,33  ║ 
║  2    2    94   2      1,91    33,42  0,37    2,29    40,08   0,36    2,85    49,79   0,36  ║ 
║  2    2    95   2      1,91    33,42  0,43    2,29    40,08   0,43    2,85    49,79   0,43  ║ 
║  2    2    96   2      1,91    12,16  0,27    2,29    14,58   0,27    2,85    18,11   0,27  ║ 
║  2    2    97   2      1,91    10,92  0,26    2,29    13,09   0,26    2,85    16,27   0,26  ║ 
║  2    2    98   2      1,91    14,00  0,28    2,29    16,79   0,28    2,85    20,86   0,28  ║ 
║  2    2    99   2      1,91    12,78  0,26    2,29    15,32   0,26    2,85    19,03   0,26  ║ 
║  2    2   100   2      1,91    10,30  0,26    2,29    12,35   0,26    2,85    15,34   0,26  ║ 
║  2    2   101   2      1,93    30,19  0,33    2,30    36,09   0,33    2,82    44,21   0,33  ║ 
║  2    2   102   2      1,93    41,19  0,43    2,30    49,24   0,42    2,82    60,33   0,42  ║ 
║  2    2   103   2      3,54     7,54  0,34    4,25     9,06   0,34    5,29    11,26   0,33  ║ 
║  2    2   104   2      1,76     3,01  0,16    2,13     3,64   0,16    2,70     4,62   0,17  ║ 
║  2    2   105   2      1,94    30,41  0,33    2,31    36,24   0,33    2,80    43,82   0,32  ║ 
║  2    2   106   2      1,94    41,49  0,42    2,31    49,45   0,42    2,80    59,79   0,41  ║ 
║  2    2   107   2      1,96     6,34  0,30    2,32     7,53   0,29    2,77     8,98   0,28  ║ 
║  2    2   108   2      1,96    12,44  0,46    2,32    14,77   0,46    2,77    17,61   0,44  ║ 
║  2    2   109   2      1,96    34,48  0,37    2,32    40,96   0,37    2,77    48,82   0,35  ║ 
║  2    2   110   2      1,96    34,18  0,44    2,32    40,61   0,44    2,77    48,40   0,42  ║ 
║  2    2   111   2      1,96    12,44  0,27    2,32    14,77   0,27    2,77    17,61   0,25  ║ 
║  2    2   112   2      1,96    10,53  0,26    2,32    12,51   0,26    2,77    14,91   0,25  ║ 
║  2    2   113   2      1,96    70,28  0,56    2,32    83,49   0,56    2,77    99,52   0,53  ║ 
║  2    2   114   2      1,96     7,31  0,41    2,32     8,68   0,41    2,77    10,35   0,39  ║ 
║  2    2   115   2      1,96     0,32  0,06    2,32     0,39   0,06    2,77     0,46   0,06  ║ 
║  2    2   116   2      1,95     0,35  0,26    2,32     0,42   0,26    2,79     0,50   0,25  ║ 
║  2    2   117   2      1,95    32,78  0,61    2,32    39,01   0,60    2,79    46,94   0,58  ║ 
║  2    2   118   2      1,96     6,69  0,21    2,33     7,93   0,20    2,76     9,39   0,19  ║ 
║  2    2   119   2      1,96    12,48  0,25    2,33    14,81   0,25    2,76    17,52   0,24  ║ 
║  2    2   120   2      1,96    12,48  0,26    2,33    14,81   0,26    2,76    17,52   0,25  ║ 
║  2    2   121   2      1,96     7,66  0,20    2,33     9,09   0,20    2,76    10,75   0,19  ║ 
║  2    2   122   2      1,96     9,28  0,22    2,33    11,01   0,22    2,76    13,03   0,21  ║ 
║  2    2   123   2      1,96    15,63  0,25    2,33    18,53   0,25    2,76    21,93   0,24  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2   124   2      1,96    15,63  0,26    2,33    18,53   0,26    2,76    21,93   0,25  ║ 
║  2    2   125   2      1,96     8,31  0,25    2,33     9,86   0,25    2,76    11,67   0,23  ║ 
║  2    2   126   2      1,98     6,74  0,21    2,34     7,97   0,20    2,73     9,29   0,19  ║ 
║  2    2   127   2      1,98    12,59  0,25    2,34    14,88   0,25    2,73    17,34   0,23  ║ 
║  2    2   128   2      1,98    12,59  0,24    2,34    14,88   0,24    2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    2   129   2      1,98     7,73  0,24    2,34     9,13   0,23    2,73    10,64   0,22  ║ 
║  2    2   130   2      1,98     6,74  0,21    2,34     7,97   0,21    2,73     9,29   0,19  ║ 
║  2    2   131   2      1,98    12,59  0,24    2,34    14,88   0,24    2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    2   132   2      1,98    12,59  0,24    2,34    14,88   0,24    2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    2   133   2      1,98     7,73  0,19    2,34     9,13   0,19    2,73    10,64   0,17  ║ 
║  2    2   134   2      1,98     5,78  0,35    2,34     6,82   0,34    2,72     7,92   0,32  ║ 
║  2    2   135   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   136   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   137   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   138   2      1,98    12,29  0,25    2,34    14,52   0,25    2,72    16,85   0,23  ║ 
║  2    2   139   2      1,98    13,89  0,30    2,34    16,40   0,29    2,72    19,04   0,27  ║ 
║  2    2   140   2      1,98    10,03  0,26    2,34    11,84   0,25    2,72    13,75   0,24  ║ 
║  2    2   141   2      1,98    13,89  0,27    2,34    16,40   0,27    2,72    19,04   0,25  ║ 
║  2    2   142   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   143   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   144   2      1,98     0,33  0,11    2,34     0,39   0,11    2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    2   145   2      1,98     7,41  0,27    2,34     8,75   0,26    2,72    10,16   0,24  ║ 
║  2    2   146   2      1,98     9,01  0,53    2,34    10,66   0,53    2,73    12,46   0,49  ║ 
║  2    2   147   2      1,98     5,01  0,51    2,34     5,92   0,50    2,73     6,93   0,47  ║ 
║  2    2   148   2      1,98     6,51  0,54    2,34     7,70   0,53    2,73     9,01   0,50  ║ 
║  2    2   149   2      1,98     2,56  0,41    2,34     3,02   0,40    2,73     3,54   0,38  ║ 
║  2    2   150   2      1,99     8,48  0,60    2,35    10,01   0,59    2,71    11,55   0,54  ║ 
║  2    2   151   2      1,99    16,50  0,60    2,35    19,46   0,59    2,71    22,47   0,55  ║ 
║  2    2   152   2      1,99     3,34  0,46    2,35     3,94   0,45    2,71     4,55   0,41  ║ 
║  2    2   153   2      1,99     9,65  0,58    2,35    11,38   0,57    2,71    13,15   0,52  ║ 
║  2    2   154   2      1,99     4,27  0,50    2,35     5,04   0,50    2,71     5,82   0,46  ║ 
║  2    2   155   2      1,55    38,23  0,29    1,86    45,93   0,29    2,32    57,19   0,29  ║ 
║  2    3     2   2      1,55    38,23  0,29    1,86    45,93   0,29    2,32    57,19   0,29  ║ 
║  2    3     3   2      1,60    33,87  0,26    1,91    40,38   0,26    2,34    49,46   0,25  ║ 
║  2    3     4   2      1,60     6,89  0,20    1,91     8,21   0,19    2,34    10,06   0,19  ║ 
║  2    3     5   2      1,60     3,94  0,17    1,91     4,69   0,17    2,34     5,75   0,16  ║ 
║  2    3     6   2      1,60     3,88  0,17    1,91     4,63   0,17    2,34     5,67   0,17  ║ 
║  2    3     7   2      1,60     4,93  0,16    1,91     5,88   0,16    2,34     7,20   0,16  ║ 
║  2    3     8   2      1,60    37,13  0,28    1,91    44,26   0,28    2,34    54,21   0,27  ║ 
║  2    3     9   2      1,64    33,99  0,23    1,94    40,33   0,23    2,35    48,89   0,22  ║ 
║  2    3    10   2      1,64    26,12  0,24    1,94    31,00   0,24    2,35    37,57   0,23  ║ 
║  2    3    11   2      1,64     5,57  0,16    1,94     6,61   0,15    2,35     8,01   0,15  ║ 
║  2    3    12   2      1,64    14,05  0,31    1,94    16,68   0,31    2,35    20,21   0,30  ║ 
║  2    3    13   2      1,64    14,05  0,31    1,94    16,68   0,31    2,35    20,21   0,30  ║ 
║  2    3    14   2      1,64     5,57  0,15    1,94     6,61   0,15    2,35     8,01   0,14  ║ 
║  2    3    15   2      1,64     6,65  0,17    1,94     7,90   0,17    2,35     9,57   0,16  ║ 
║  2    3    16   2      1,64    51,76  0,31    1,94    61,42   0,31    2,35    74,44   0,30  ║ 
║  2    3    17   2      1,66    32,65  0,24    1,96    38,65   0,24    2,36    46,57   0,23  ║ 
║  2    3    18   2      1,66    11,59  0,21    1,96    13,72   0,21    2,36    16,53   0,20  ║ 
║  2    3    19   2      1,66     3,48  0,12    1,96     4,12   0,12    2,36     4,97   0,11  ║ 
║  2    3    20   2      1,66     4,75  0,14    1,96     5,63   0,14    2,36     6,78   0,13  ║ 
║  2    3    21   2      1,66     5,14  0,14    1,96     6,08   0,14    2,36     7,33   0,14  ║ 
║  2    3    22   2      1,66     2,22  0,09    1,96     2,63   0,09    2,36     3,17   0,08  ║ 
║  2    3    23   2      1,66    11,59  0,21    1,96    13,72   0,21    2,36    16,53   0,20  ║ 
║  2    3    24   2      1,66    35,13  0,24    1,96    41,58   0,24    2,36    50,10   0,23  ║ 
║  2    3    25   2      1,67    32,98  0,24    1,97    38,94   0,24    2,37    46,70   0,23  ║ 
║  2    3    26   2      1,67    11,70  0,22    1,97    13,82   0,21    2,37    16,57   0,20  ║ 
║  2    3    27   2      1,67     7,35  0,15    1,97     8,68   0,15    2,37    10,41   0,15  ║ 
║  2    3    28   2      1,67     9,00  0,55    1,97    10,63   0,54    2,37    12,74   0,52  ║ 
║  2    3    29   2      1,67    15,93  0,23    1,97    18,81   0,22    2,37    22,56   0,21  ║ 
║  2    3    30   2      1,67    15,93  0,22    1,97    18,81   0,22    2,37    22,56   0,21  ║ 
║  2    3    31   2      1,67     9,00  0,55    1,97    10,63   0,54    2,37    12,74   0,52  ║ 
║  2    3    32   2      1,67     8,18  0,16    1,97     9,66   0,16    2,37    11,58   0,15  ║ 
║  2    3    33   2      1,67    11,70  0,22    1,97    13,82   0,21    2,37    16,57   0,20  ║ 
║  2    3    34   2      1,67    35,48  0,24    1,97    41,90   0,24    2,37    50,24   0,23  ║ 
║  2    3    35   2      1,69    50,23  0,32    1,99    59,17   0,32    2,37    70,54   0,30  ║ 
║  2    3    36   2      1,69     5,20  0,14    1,99     6,13   0,13    2,37     7,30   0,13  ║ 
║  2    3    37   2      1,69     5,76  0,18    1,99     6,78   0,17    2,37     8,09   0,17  ║ 
║  2    3    38   2      1,69     4,65  0,20    1,99     5,47   0,20    2,37     6,53   0,19  ║ 
║  2    3    39   2      1,69     5,76  0,22    1,99     6,78   0,22    2,37     8,09   0,21  ║ 
║  2    3    40   2      1,69     5,20  0,16    1,99     6,13   0,16    2,37     7,30   0,15  ║ 
║  2    3    41   2      1,69     7,44  0,17    1,99     8,76   0,16    2,37    10,44   0,16  ║ 
║  2    3    42   2      1,69    51,98  0,32    1,99    61,24   0,31    2,37    73,01   0,30  ║ 
║  2    3    43   2      1,72    51,22  0,41    2,02    60,08   0,40    2,39    70,93   0,38  ║ 
║  2    3    44   2      1,72     3,63  0,41    2,02     4,25   0,40    2,39     5,02   0,38  ║ 
║  2    3    45   2      1,72    53,01  0,35    2,02    62,18   0,34    2,39    73,41   0,33  ║ 
║  2    3    46   2      1,78    46,44  0,33    2,07    54,12   0,32    2,41    62,95   0,30  ║ 
║  2    3    47   2      1,78     3,74  0,20    2,07     4,35   0,19    2,41     5,06   0,18  ║ 
║  2    3    48   2      1,78     5,46  0,19    2,07     6,37   0,19    2,41     7,41   0,17  ║ 
║  2    3    49   2      1,78     8,40  0,21    2,07     9,79   0,20    2,41    11,38   0,19  ║ 
║  2    3    50   2      1,78     1,66  0,28    2,07     1,93   0,27    2,41     2,24   0,25  ║ 
║  2    3    51   2      1,78    12,72  0,33    2,07    14,82   0,32    2,41    17,24   0,30  ║ 
║  2    3    52   2      1,78     0,67  0,09    2,07     0,79   0,09    2,41     0,91   0,08  ║ 
║  2    3    53   2      1,78     3,68  0,42    2,07     4,28   0,41    2,41     4,98   0,38  ║ 
║  2    3    54   2      1,82     5,44  0,53    2,11     6,31   0,51    2,42     7,25   0,47  ║ 
║  2    3    55   2      1,82     1,59  0,17    2,11     1,85   0,16    2,42     2,12   0,15  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3    56   2      1,85    13,35  0,59    2,13    15,43   0,57    2,44    17,61   0,52  ║ 
║  2    3    57   2      1,85     5,80  0,50    2,13     6,71   0,48    2,44     7,66   0,44  ║ 
║  2    3    58   2      1,85     7,74  0,53    2,13     8,94   0,51    2,44    10,20   0,46  ║ 
║  2    3    59   2      1,85    13,08  0,53    2,13    15,13   0,51    2,44    17,26   0,47  ║ 
║  2    3    60   2      1,87     2,14  0,41    2,16     2,46   0,39    2,45     2,79   0,36  ║ 
║  2    3    61   2      1,87     3,00  0,42    2,16     3,46   0,40    2,45     3,92   0,37  ║ 
║  2    3    62   2      1,87    20,43  0,57    2,16    23,55   0,55    2,45    26,67   0,50  ║ 
║  2    3    63   2      1,87     3,59  0,45    2,16     4,13   0,43    2,45     4,68   0,39  ║ 
║  2    3    64   2      1,87     2,86  0,43    2,16     3,29   0,41    2,45     3,73   0,37  ║ 
║  2    3    65   2      3,33    10,24  0,52    3,96    12,18   0,52    4,86    14,94   0,51  ║ 
║  2    3    66   2      3,33     0,55  0,19    3,96     0,66   0,18    4,86     0,81   0,18  ║ 
║  2    3    67   2      3,33     0,55  0,05    3,96     0,66   0,05    4,86     0,81   0,05  ║ 
║  2    3    68   2      3,33     0,55  0,19    3,96     0,66   0,18    4,86     0,81   0,18  ║ 
║  2    3    69   2      3,33    20,08  0,46    3,96    23,89   0,45    4,86    29,31   0,45  ║ 
║  2    3    70   2      3,33    20,08  0,44    3,96    23,89   0,44    4,86    29,31   0,43  ║ 
║  2    3    71   2      3,33    20,08  0,45    3,96    23,89   0,44    4,86    29,31   0,44  ║ 
║  2    3    72   2      3,33    20,08  0,48    3,96    23,89   0,48    4,86    29,31   0,47  ║ 
║  2    3    73   2      3,33     0,55  0,07    3,96     0,66   0,07    4,86     0,81   0,07  ║ 
║  2    3    74   2      3,33     0,55  0,07    3,96     0,66   0,07    4,86     0,81   0,07  ║ 
║  2    3    75   2      3,33     0,55  0,06    3,96     0,66   0,06    4,86     0,81   0,06  ║ 
║  2    3    76   2      3,33    13,53  0,55    3,96    16,10   0,55    4,86    19,76   0,54  ║ 
║  2    3    77   2      3,32    11,86  0,36    3,95    14,12   0,35    4,86    17,34   0,35  ║ 
║  2    3    78   2      3,32    21,12  0,42    3,95    25,14   0,41    4,86    30,87   0,41  ║ 
║  2    3    79   2      3,32    21,12  0,41    3,95    25,14   0,41    4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    3    80   2      3,32    12,41  0,39    3,95    14,77   0,38    4,86    18,14   0,38  ║ 
║  2    3    81   2      3,32    11,31  0,36    3,95    13,47   0,35    4,86    16,54   0,35  ║ 
║  2    3    82   2      3,32    21,12  0,41    3,95    25,14   0,41    4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    3    83   2      3,32    21,12  0,41    3,95    25,14   0,40    4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    3    84   2      3,32    12,96  0,37    3,95    15,43   0,37    4,86    18,95   0,36  ║ 
║  2    3    85   2      3,29    12,29  0,36    3,92    14,66   0,36    4,84    18,10   0,35  ║ 
║  2    3    86   2      3,29    20,92  0,43    3,92    24,95   0,43    4,84    30,79   0,42  ║ 
║  2    3    87   2      3,29    20,92  0,43    3,92    24,95   0,43    4,84    30,79   0,42  ║ 
║  2    3    88   2      3,29    11,75  0,33    3,92    14,02   0,32    4,84    17,30   0,32  ║ 
║  2    3    89   2      3,29    15,55  0,32    3,92    18,55   0,31    4,84    22,89   0,31  ║ 
║  2    3    90   2      3,29    26,18  0,39    3,92    31,23   0,39    4,84    38,54   0,39  ║ 
║  2    3    91   2      3,29    56,99  0,62    3,92    67,99   0,61    4,84    83,91   0,60  ║ 
║  2    3    92   2      3,27    11,15  0,49    3,91    13,32   0,49    4,84    16,48   0,48  ║ 
║  2    3    93   2      3,27    20,82  0,57    3,91    24,86   0,57    4,84    30,75   0,56  ║ 
║  2    3    94   2      3,27    57,22  0,63    3,91    68,33   0,62    4,84    84,53   0,62  ║ 
║  2    3    95   2      3,27    57,22  0,73    3,91    68,33   0,73    4,84    78,06   0,72  ║ 
║  2    3    96   2      3,27    20,82  0,46    3,91    24,86   0,46    4,84    30,75   0,46  ║ 
║  2    3    97   2      3,27    18,69  0,44    3,91    22,32   0,44    4,84    27,62   0,44  ║ 
║  2    3    98   2      3,27    23,97  0,48    3,91    28,63   0,48    4,84    35,41   0,48  ║ 
║  2    3    99   2      3,27    21,87  0,44    3,91    26,12   0,44    4,84    32,31   0,44  ║ 
║  2    3   100   2      3,27    17,63  0,45    3,91    21,05   0,45    4,84    26,04   0,45  ║ 
║  2    3   101   2      3,24    50,84  0,56    3,88    60,84   0,56    4,83    75,59   0,56  ║ 
║  2    3   102   2      3,24    69,37  0,72    3,88    83,01   0,72    4,83    96,70   0,71  ║ 
║  2    3   103   2      2,89     6,16  0,27    3,43     7,31   0,27    4,16     8,87   0,26  ║ 
║  2    3   104   2      0,01     0,01  0,00   -0,02     0,04   0,00   -0,14     0,23   0,01  ║ 
║  2    3   105   2      3,22    50,41  0,55    3,86    60,44   0,55    4,81    75,43   0,55  ║ 
║  2    3   106   2      3,22    68,78  0,70    3,86    82,47   0,70    4,81    98,00   0,70  ║ 
║  2    3   107   2      3,19    10,33  0,48    3,83    12,42   0,48    4,80    15,57   0,48  ║ 
║  2    3   108   2      3,19    20,27  0,76    3,83    24,36   0,76    4,80    26,82   0,76  ║ 
║  2    3   109   2      3,19    56,19  0,61    3,83    67,53   0,61    4,80    84,67   0,61  ║ 
║  2    3   110   2      3,19    55,71  0,72    3,83    66,95   0,72    4,80    77,42   0,72  ║ 
║  2    3   111   2      3,19    20,27  0,44    3,83    24,36   0,44    4,80    30,54   0,44  ║ 
║  2    3   112   2      3,19    17,16  0,43    3,83    20,62   0,43    4,80    25,86   0,43  ║ 
║  2    3   113   2      3,19   114,55  0,92    3,83   124,63   0,92    4,80   124,63   0,92  ║ 
║  2    3   114   2      3,19    11,91  0,67    3,83    14,32   0,67    4,80    17,71   0,68  ║ 
║  2    3   115   2      3,19     0,53  0,10    3,83     0,63   0,10    4,80     0,80   0,11  ║ 
║  2    3   116   2      3,21     0,58  0,43    3,85     0,69   0,43    4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2    3   117   2      3,21    54,01  1,00    3,85    54,01   1,00    4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2    3   118   2      3,17    10,81  0,33    3,82    13,00   0,33    4,80    16,34   0,34  ║ 
║  2    3   119   2      3,17    20,17  0,41    3,82    24,27   0,41    4,80    30,50   0,41  ║ 
║  2    3   120   2      3,17    20,17  0,43    3,82    24,27   0,43    4,80    30,50   0,43  ║ 
║  2    3   121   2      3,17    12,38  0,32    3,82    14,90   0,32    4,80    18,72   0,32  ║ 
║  2    3   122   2      3,17    15,00  0,36    3,82    18,05   0,36    4,80    22,68   0,36  ║ 
║  2    3   123   2      3,17    25,25  0,41    3,82    30,38   0,41    4,80    38,18   0,41  ║ 
║  2    3   124   2      3,17    25,25  0,43    3,82    30,38   0,43    4,80    38,18   0,43  ║ 
║  2    3   125   2      3,17    13,43  0,40    3,82    16,16   0,40    4,80    20,31   0,40  ║ 
║  2    3   126   2      3,14    10,70  0,33    3,79    12,90   0,33    4,78    16,30   0,33  ║ 
║  2    3   127   2      3,14    19,97  0,40    3,79    24,08   0,40    4,78    30,42   0,40  ║ 
║  2    3   128   2      3,14    19,97  0,39    3,79    24,08   0,39    4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    3   129   2      3,14    12,26  0,37    3,79    14,78   0,37    4,78    18,67   0,38  ║ 
║  2    3   130   2      3,14    10,70  0,33    3,79    12,90   0,33    4,78    16,30   0,34  ║ 
║  2    3   131   2      3,14    19,97  0,39    3,79    24,08   0,39    4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    3   132   2      3,14    19,97  0,38    3,79    24,08   0,39    4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    3   133   2      3,14    12,26  0,30    3,79    14,78   0,30    4,78    18,67   0,30  ║ 
║  2    3   134   2      3,13     9,13  0,55    3,78    11,01   0,56    4,78    13,93   0,56  ║ 
║  2    3   135   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   136   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   137   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   138   2      3,13    19,42  0,40    3,78    23,43   0,40    4,78    29,63   0,40  ║ 
║  2    3   139   2      3,13    21,94  0,47    3,78    26,47   0,48    4,78    33,48   0,48  ║ 
║  2    3   140   2      3,13    15,84  0,41    3,78    19,12   0,41    4,78    24,18   0,41  ║ 
║  2    3   141   2      3,13    21,94  0,43    3,78    26,47   0,44    4,78    33,48   0,44  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

285 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3   142   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   143   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   144   2      3,13     0,52  0,18    3,78     0,63   0,18    4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    3   145   2      3,13    11,71  0,42    3,78    14,13   0,42    4,78    17,87   0,43  ║ 
║  2    3   146   2      3,15    14,36  0,85    3,79    16,85   0,86    4,79    16,85   0,86  ║ 
║  2    3   147   2      3,15     7,98  0,81    3,79     9,61   0,82    4,79     9,80   0,83  ║ 
║  2    3   148   2      3,15    10,37  0,86    3,79    12,02   0,87    4,79    12,02   0,87  ║ 
║  2    3   149   2      3,15     4,07  0,65    3,79     4,91   0,66    4,79     6,19   0,66  ║ 
║  2    3   150   2      3,12    13,32  0,94    3,77    14,24   0,94    4,78    14,24   0,95  ║ 
║  2    3   151   2      3,12    25,90  0,95    3,77    27,39   0,95    4,78    27,39   0,96  ║ 
║  2    3   152   2      3,12     5,25  0,71    3,77     6,34   0,72    4,78     7,35   0,73  ║ 
║  2    3   153   2      3,12    15,15  0,91    3,77    16,70   0,91    4,78    16,70   0,93  ║ 
║  2    3   154   2      3,12     6,70  0,79    3,77     8,10   0,80    4,78     8,46   0,81  ║ 
║  2    3   155   2     -0,25     6,24  0,05   -0,27     6,71   0,04   -0,24     5,95   0,03  ║ 
║  2    4     2   2     -0,25     6,24  0,05   -0,27     6,71   0,04   -0,24     5,95   0,03  ║ 
║  2    4     3   2     -0,15     3,15  0,02   -0,16     3,39   0,02   -0,14     3,01   0,02  ║ 
║  2    4     4   2     -0,15     0,64  0,02   -0,16     0,69   0,02   -0,14     0,61   0,01  ║ 
║  2    4     5   2     -0,15     0,37  0,02   -0,16     0,39   0,01   -0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2    4     6   2     -0,15     0,36  0,02   -0,16     0,39   0,01   -0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2    4     7   2     -0,15     0,46  0,02   -0,16     0,49   0,01   -0,14     0,44   0,01  ║ 
║  2    4     8   2     -0,15     3,46  0,03   -0,16     3,72   0,02   -0,14     3,30   0,02  ║ 
║  2    4     9   2     -0,08     1,71  0,01   -0,09     1,84   0,01   -0,08     1,64   0,01  ║ 
║  2    4    10   2     -0,08     1,32  0,01   -0,09     1,42   0,01   -0,08     1,26   0,01  ║ 
║  2    4    11   2     -0,08     0,28  0,01   -0,09     0,30   0,01   -0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2    4    12   2     -0,08     0,71  0,02   -0,09     0,76   0,01   -0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2    4    13   2     -0,08     0,71  0,02   -0,09     0,76   0,01   -0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2    4    14   2     -0,08     0,28  0,01   -0,09     0,30   0,01   -0,08     0,27   0,00  ║ 
║  2    4    15   2     -0,08     0,34  0,01   -0,09     0,36   0,01   -0,08     0,32   0,01  ║ 
║  2    4    16   2     -0,08     2,61  0,02   -0,09     2,81   0,01   -0,08     2,49   0,01  ║ 
║  2    4    17   2     -0,04     0,87  0,01   -0,05     0,94   0,01   -0,04     0,84   0,00  ║ 
║  2    4    18   2     -0,04     0,31  0,01   -0,05     0,33   0,00   -0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2    4    19   2     -0,04     0,09  0,00   -0,05     0,10   0,00   -0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    20   2     -0,04     0,12  0,00   -0,05     0,13   0,00   -0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2    4    21   2     -0,04     0,13  0,00   -0,05     0,14   0,00   -0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2    4    22   2     -0,04     0,06  0,00   -0,05     0,06   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    23   2     -0,04     0,31  0,01   -0,05     0,33   0,01   -0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2    4    24   2     -0,04     0,94  0,01   -0,05     1,01   0,01   -0,04     0,90   0,00  ║ 
║  2    4    25   2     -0,01     0,23  0,00   -0,01     0,25   0,00   -0,01     0,22   0,00  ║ 
║  2    4    26   2     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    27   2     -0,01     0,05  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2    4    28   2     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,07   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    29   2     -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    30   2     -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    31   2     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,07   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    32   2     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    33   2     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    34   2     -0,01     0,25  0,00   -0,01     0,27   0,00   -0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2    4    35   2      0,03     0,79  0,01    0,03     0,85   0,00    0,03     0,75   0,00  ║ 
║  2    4    36   2      0,03     0,08  0,00    0,03     0,09   0,00    0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    37   2      0,03     0,09  0,00    0,03     0,10   0,00    0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    38   2      0,03     0,07  0,00    0,03     0,08   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  2    4    39   2      0,03     0,09  0,00    0,03     0,10   0,00    0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    40   2      0,03     0,08  0,00    0,03     0,09   0,00    0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    41   2      0,03     0,12  0,00    0,03     0,13   0,00    0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    42   2      0,03     0,82  0,01    0,03     0,88   0,00    0,03     0,77   0,00  ║ 
║  2    4    43   2      0,09     2,78  0,02    0,10     2,98   0,02    0,09     2,63   0,01  ║ 
║  2    4    44   2      0,09     0,20  0,02    0,10     0,21   0,02    0,09     0,19   0,01  ║ 
║  2    4    45   2      0,09     2,87  0,02    0,10     3,09   0,02    0,09     2,73   0,01  ║ 
║  2    4    46   2      0,20     5,16  0,04    0,21     5,54   0,03    0,19     4,90   0,02  ║ 
║  2    4    47   2      0,20     0,42  0,02    0,21     0,45   0,02    0,19     0,39   0,01  ║ 
║  2    4    48   2      0,20     0,61  0,02    0,21     0,65   0,02    0,19     0,58   0,01  ║ 
║  2    4    49   2      0,20     0,93  0,02    0,21     1,00   0,02    0,19     0,89   0,01  ║ 
║  2    4    50   2      0,20     0,18  0,03    0,21     0,20   0,03    0,19     0,17   0,02  ║ 
║  2    4    51   2      0,20     1,41  0,04    0,21     1,52   0,03    0,19     1,34   0,02  ║ 
║  2    4    52   2      0,20     0,07  0,01    0,21     0,08   0,01    0,19     0,07   0,01  ║ 
║  2    4    53   2      0,20     0,41  0,05    0,21     0,44   0,04    0,19     0,39   0,03  ║ 
║  2    4    54   2      0,28     0,84  0,08    0,30     0,90   0,07    0,27     0,80   0,05  ║ 
║  2    4    55   2      0,28     0,25  0,03    0,30     0,26   0,02    0,27     0,23   0,02  ║ 
║  2    4    56   2      0,34     2,44  0,11    0,36     2,62   0,10    0,32     2,32   0,07  ║ 
║  2    4    57   2      0,34     1,06  0,09    0,36     1,14   0,08    0,32     1,01   0,06  ║ 
║  2    4    58   2      0,34     1,41  0,10    0,36     1,52   0,09    0,32     1,34   0,06  ║ 
║  2    4    59   2      0,34     2,39  0,10    0,36     2,57   0,09    0,32     2,27   0,06  ║ 
║  2    4    60   2      0,39     0,45  0,09    0,42     0,48   0,08    0,37     0,43   0,05  ║ 
║  2    4    61   2      0,39     0,63  0,09    0,42     0,68   0,08    0,37     0,60   0,06  ║ 
║  2    4    62   2      0,39     4,28  0,12    0,42     4,60   0,11    0,37     4,07   0,08  ║ 
║  2    4    63   2      0,39     0,75  0,09    0,42     0,81   0,08    0,37     0,72   0,06  ║ 
║  2    4    64   2      0,39     0,60  0,09    0,42     0,64   0,08    0,37     0,57   0,06  ║ 
║  2    4    65   2      3,45    10,61  0,54    4,11    12,63   0,54    5,04    15,50   0,53  ║ 
║  2    4    66   2      3,45     0,57  0,19    4,11     0,68   0,19    5,04     0,84   0,19  ║ 
║  2    4    67   2      3,45     0,57  0,05    4,11     0,68   0,05    5,04     0,84   0,05  ║ 
║  2    4    68   2      3,45     0,57  0,19    4,11     0,68   0,19    5,04     0,84   0,19  ║ 
║  2    4    69   2      3,45    20,80  0,47    4,11    24,78   0,47    5,04    30,41   0,46  ║ 
║  2    4    70   2      3,45    20,80  0,46    4,11    24,78   0,46    5,04    30,41   0,45  ║ 
║  2    4    71   2      3,45    20,80  0,46    4,11    24,78   0,46    5,04    30,41   0,45  ║ 
║  2    4    72   2      3,45    20,80  0,50    4,11    24,78   0,50    5,04    30,41   0,49  ║ 
║  2    4    73   2      3,45     0,57  0,07    4,11     0,68   0,07    5,04     0,84   0,07  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

286 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    4    74   2      3,45     0,57  0,07    4,11     0,68   0,07    5,04     0,84   0,07  ║ 
║  2    4    75   2      3,45     0,57  0,07    4,11     0,68   0,07    5,04     0,84   0,06  ║ 
║  2    4    76   2      3,45    14,02  0,57    4,11    16,70   0,57    5,04    20,50   0,56  ║ 
║  2    4    77   2      3,43    12,27  0,37    4,09    14,62   0,37    5,03    17,96   0,36  ║ 
║  2    4    78   2      3,43    21,84  0,43    4,09    26,02   0,43    5,03    31,96   0,42  ║ 
║  2    4    79   2      3,43    21,84  0,42    4,09    26,02   0,42    5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2    4    80   2      3,43    12,84  0,40    4,09    15,30   0,40    5,03    18,79   0,39  ║ 
║  2    4    81   2      3,43    11,70  0,37    4,09    13,94   0,36    5,03    17,12   0,36  ║ 
║  2    4    82   2      3,43    21,84  0,42    4,09    26,02   0,42    5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2    4    83   2      3,43    21,84  0,42    4,09    26,02   0,42    5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2    4    84   2      3,43    13,40  0,38    4,09    15,97   0,38    5,03    19,62   0,38  ║ 
║  2    4    85   2      3,37    12,60  0,37    4,03    15,04   0,36    4,97    18,56   0,36  ║ 
║  2    4    86   2      3,37    21,44  0,44    4,03    25,59   0,44    4,97    31,58   0,43  ║ 
║  2    4    87   2      3,37    21,44  0,44    4,03    25,59   0,44    4,97    31,58   0,43  ║ 
║  2    4    88   2      3,37    12,04  0,33    4,03    14,38   0,33    4,97    17,74   0,33  ║ 
║  2    4    89   2      3,37    15,94  0,32    4,03    19,03   0,32    4,97    23,48   0,32  ║ 
║  2    4    90   2      3,37    26,83  0,40    4,03    32,03   0,40    4,97    39,53   0,39  ║ 
║  2    4    91   2      3,37    58,42  0,63    4,03    69,74   0,63    4,97    86,06   0,62  ║ 
║  2    4    92   2      3,34    11,38  0,50    3,99    13,60   0,50    4,94    16,82   0,49  ║ 
║  2    4    93   2      3,34    21,24  0,58    3,99    25,38   0,58    4,94    31,40   0,57  ║ 
║  2    4    94   2      3,34    58,39  0,64    3,99    69,77   0,64    4,94    86,30   0,63  ║ 
║  2    4    95   2      3,34    58,39  0,75    3,99    69,77   0,74    4,94    78,06   0,74  ║ 
║  2    4    96   2      3,34    21,24  0,47    3,99    25,38   0,47    4,94    31,40   0,46  ║ 
║  2    4    97   2      3,34    19,07  0,45    3,99    22,79   0,45    4,94    28,19   0,45  ║ 
║  2    4    98   2      3,34    24,46  0,49    3,99    29,23   0,49    4,94    36,15   0,49  ║ 
║  2    4    99   2      3,34    22,32  0,45    3,99    26,67   0,45    4,94    32,99   0,45  ║ 
║  2    4   100   2      3,34    17,98  0,46    3,99    21,49   0,46    4,94    26,58   0,46  ║ 
║  2    4   101   2      3,28    51,43  0,57    3,93    61,57   0,57    4,88    76,49   0,56  ║ 
║  2    4   102   2      3,28    70,18  0,73    3,93    84,01   0,72    4,88    96,70   0,72  ║ 
║  2    4   103   2      1,41     3,00  0,13    1,68     3,57   0,13    2,07     4,40   0,13  ║ 
║  2    4   104   2     -1,46     2,49  0,13   -1,75     3,00   0,13   -2,21     3,77   0,14  ║ 
║  2    4   105   2      3,23    50,57  0,55    3,87    60,65   0,55    4,83    75,68   0,55  ║ 
║  2    4   106   2      3,23    69,01  0,70    3,87    82,75   0,70    4,83    98,00   0,70  ║ 
║  2    4   107   2      3,17    10,27  0,48    3,81    12,34   0,48    4,77    15,48   0,48  ║ 
║  2    4   108   2      3,17    20,15  0,75    3,81    24,21   0,75    4,77    26,82   0,75  ║ 
║  2    4   109   2      3,17    55,86  0,60    3,81    67,12   0,60    4,77    84,16   0,61  ║ 
║  2    4   110   2      3,17    55,38  0,72    3,81    66,54   0,72    4,77    77,42   0,72  ║ 
║  2    4   111   2      3,17    20,15  0,44    3,81    24,21   0,44    4,77    30,36   0,44  ║ 
║  2    4   112   2      3,17    17,06  0,42    3,81    20,50   0,43    4,77    25,70   0,43  ║ 
║  2    4   113   2      3,17   113,87  0,91    3,81   124,63   0,91    4,77   124,63   0,92  ║ 
║  2    4   114   2      3,17    11,84  0,67    3,81    14,23   0,67    4,77    17,71   0,67  ║ 
║  2    4   115   2      3,17     0,53  0,10    3,81     0,63   0,10    4,77     0,79   0,10  ║ 
║  2    4   116   2      3,21     0,58  0,43    3,85     0,69   0,43    4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2    4   117   2      3,21    54,01  1,00    3,85    54,01   1,00    4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2    4   118   2      3,14    10,69  0,33    3,78    12,86   0,33    4,75    16,17   0,33  ║ 
║  2    4   119   2      3,14    19,96  0,40    3,78    24,00   0,40    4,75    30,17   0,41  ║ 
║  2    4   120   2      3,14    19,96  0,42    3,78    24,00   0,42    4,75    30,17   0,42  ║ 
║  2    4   121   2      3,14    12,25  0,32    3,78    14,73   0,32    4,75    18,52   0,32  ║ 
║  2    4   122   2      3,14    14,84  0,36    3,78    17,85   0,36    4,75    22,44   0,36  ║ 
║  2    4   123   2      3,14    24,98  0,40    3,78    30,04   0,41    4,75    37,77   0,41  ║ 
║  2    4   124   2      3,14    24,98  0,42    3,78    30,04   0,42    4,75    37,77   0,43  ║ 
║  2    4   125   2      3,14    13,29  0,40    3,78    15,98   0,40    4,75    20,09   0,40  ║ 
║  2    4   126   2      3,08    10,48  0,32    3,71    12,63   0,32    4,69    15,96   0,33  ║ 
║  2    4   127   2      3,08    19,56  0,39    3,71    23,57   0,39    4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2    4   128   2      3,08    19,56  0,38    3,71    23,57   0,38    4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2    4   129   2      3,08    12,00  0,37    3,71    14,47   0,37    4,69    18,29   0,37  ║ 
║  2    4   130   2      3,08    10,48  0,33    3,71    12,63   0,33    4,69    15,96   0,33  ║ 
║  2    4   131   2      3,08    19,56  0,38    3,71    23,57   0,38    4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2    4   132   2      3,08    19,56  0,38    3,71    23,57   0,38    4,69    29,79   0,38  ║ 
║  2    4   133   2      3,08    12,00  0,29    3,71    14,47   0,29    4,69    18,29   0,30  ║ 
║  2    4   134   2      3,06     8,91  0,54    3,69    10,75   0,54    4,67    13,60   0,55  ║ 
║  2    4   135   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   136   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   137   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   138   2      3,06    18,96  0,39    3,69    22,87   0,39    4,67    28,94   0,40  ║ 
║  2    4   139   2      3,06    21,43  0,46    3,69    25,84   0,46    4,67    32,71   0,47  ║ 
║  2    4   140   2      3,06    15,47  0,40    3,69    18,66   0,40    4,67    23,62   0,40  ║ 
║  2    4   141   2      3,06    21,43  0,42    3,69    25,84   0,42    4,67    32,71   0,43  ║ 
║  2    4   142   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   143   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   144   2      3,06     0,51  0,17    3,69     0,61   0,17    4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2    4   145   2      3,06    11,44  0,41    3,69    13,79   0,41    4,67    17,46   0,42  ║ 
║  2    4   146   2      3,09    14,09  0,84    3,72    16,85   0,84    4,70    16,85   0,85  ║ 
║  2    4   147   2      3,09     7,83  0,80    3,72     9,43   0,80    4,70     9,80   0,81  ║ 
║  2    4   148   2      3,09    10,18  0,85    3,72    12,02   0,85    4,70    12,02   0,86  ║ 
║  2    4   149   2      3,09     4,00  0,64    3,72     4,82   0,64    4,70     6,08   0,65  ║ 
║  2    4   150   2      3,04    12,96  0,91    3,67    14,24   0,92    4,65    14,24   0,93  ║ 
║  2    4   151   2      3,04    25,20  0,92    3,67    27,39   0,93    4,65    27,39   0,94  ║ 
║  2    4   152   2      3,04     5,11  0,69    3,67     6,16   0,70    4,65     7,35   0,71  ║ 
║  2    4   153   2      3,04    14,74  0,88    3,67    16,70   0,89    4,65    16,70   0,90  ║ 
║  2    4   154   2      3,04     6,52  0,77    3,67     7,87   0,78    4,65     8,46   0,79  ║ 
║  2    4   155   2     -2,07    51,15  0,39   -2,43    60,03   0,38   -2,83    69,85   0,36  ║ 
║  2    5     2   2     -2,07    51,15  0,39   -2,43    60,03   0,38   -2,83    69,85   0,36  ║ 
║  2    5     3   2     -1,92    40,54  0,31   -2,26    47,74   0,31   -2,65    56,11   0,29  ║ 
║  2    5     4   2     -1,92     8,25  0,23   -2,26     9,71   0,23   -2,65    11,41   0,22  ║ 
║  2    5     5   2     -1,92     4,71  0,20   -2,26     5,55   0,20   -2,65     6,52   0,18  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    5     6   2     -1,92     4,65  0,21   -2,26     5,47   0,20   -2,65     6,43   0,19  ║ 
║  2    5     7   2     -1,92     5,90  0,19   -2,26     6,95   0,19   -2,65     8,17   0,18  ║ 
║  2    5     8   2     -1,92    44,44  0,33   -2,26    52,33   0,33   -2,65    61,50   0,31  ║ 
║  2    5     9   2     -1,82    37,77  0,26   -2,15    44,58   0,25   -2,54    52,78   0,24  ║ 
║  2    5    10   2     -1,82    29,02  0,27   -2,15    34,26   0,26   -2,54    40,56   0,25  ║ 
║  2    5    11   2     -1,82     6,19  0,17   -2,15     7,31   0,17   -2,54     8,65   0,16  ║ 
║  2    5    12   2     -1,82    15,61  0,35   -2,15    18,43   0,34   -2,54    21,82   0,32  ║ 
║  2    5    13   2     -1,82    15,61  0,35   -2,15    18,43   0,34   -2,54    21,82   0,32  ║ 
║  2    5    14   2     -1,82     6,19  0,17   -2,15     7,31   0,16   -2,54     8,65   0,16  ║ 
║  2    5    15   2     -1,82     7,39  0,19   -2,15     8,73   0,18   -2,54    10,33   0,17  ║ 
║  2    5    16   2     -1,82    57,51  0,35   -2,15    67,88   0,34   -2,54    80,36   0,33  ║ 
║  2    5    17   2     -1,76    34,72  0,25   -2,08    41,05   0,25   -2,47    48,82   0,24  ║ 
║  2    5    18   2     -1,76    12,32  0,22   -2,08    14,57   0,22   -2,47    17,32   0,21  ║ 
║  2    5    19   2     -1,76     3,70  0,12   -2,08     4,38   0,12   -2,47     5,20   0,12  ║ 
║  2    5    20   2     -1,76     5,05  0,15   -2,08     5,97   0,15   -2,47     7,10   0,14  ║ 
║  2    5    21   2     -1,76     5,46  0,15   -2,08     6,45   0,15   -2,47     7,68   0,14  ║ 
║  2    5    22   2     -1,76     2,36  0,09   -2,08     2,79   0,09   -2,47     3,32   0,09  ║ 
║  2    5    23   2     -1,76    12,32  0,23   -2,08    14,57   0,22   -2,47    17,32   0,21  ║ 
║  2    5    24   2     -1,76    37,36  0,25   -2,08    44,16   0,25   -2,47    52,52   0,24  ║ 
║  2    5    25   2     -1,71    33,76  0,25   -2,03    39,96   0,25   -2,42    47,72   0,23  ║ 
║  2    5    26   2     -1,71    11,98  0,22   -2,03    14,18   0,22   -2,42    16,93   0,21  ║ 
║  2    5    27   2     -1,71     7,53  0,16   -2,03     8,91   0,16   -2,42    10,64   0,15  ║ 
║  2    5    28   2     -1,71     9,21  0,56   -2,03    10,90   0,56   -2,42    13,02   0,53  ║ 
║  2    5    29   2     -1,71    16,31  0,23   -2,03    19,30   0,23   -2,42    23,05   0,22  ║ 
║  2    5    30   2     -1,71    16,31  0,23   -2,03    19,30   0,22   -2,42    23,05   0,21  ║ 
║  2    5    31   2     -1,71     9,21  0,56   -2,03    10,90   0,56   -2,42    13,02   0,53  ║ 
║  2    5    32   2     -1,71     8,37  0,17   -2,03     9,91   0,17   -2,42    11,83   0,16  ║ 
║  2    5    33   2     -1,71    11,98  0,22   -2,03    14,18   0,22   -2,42    16,93   0,21  ║ 
║  2    5    34   2     -1,71    36,32  0,25   -2,03    42,99   0,24   -2,42    51,34   0,23  ║ 
║  2    5    35   2     -1,65    49,12  0,32   -1,96    58,24   0,31   -2,35    69,90   0,30  ║ 
║  2    5    36   2     -1,65     5,09  0,13   -1,96     6,03   0,13   -2,35     7,24   0,13  ║ 
║  2    5    37   2     -1,65     5,63  0,17   -1,96     6,68   0,17   -2,35     8,01   0,16  ║ 
║  2    5    38   2     -1,65     4,54  0,20   -1,96     5,39   0,20   -2,35     6,47   0,19  ║ 
║  2    5    39   2     -1,65     5,63  0,22   -1,96     6,68   0,22   -2,35     8,01   0,21  ║ 
║  2    5    40   2     -1,65     5,09  0,16   -1,96     6,03   0,16   -2,35     7,24   0,15  ║ 
║  2    5    41   2     -1,65     7,27  0,16   -1,96     8,62   0,16   -2,35    10,35   0,16  ║ 
║  2    5    42   2     -1,65    50,84  0,31   -1,96    60,28   0,31   -2,35    72,35   0,30  ║ 
║  2    5    43   2     -1,55    46,14  0,37   -1,85    54,88   0,37   -2,24    66,50   0,35  ║ 
║  2    5    44   2     -1,55     3,27  0,37   -1,85     3,89   0,36   -2,24     4,71   0,35  ║ 
║  2    5    45   2     -1,55    47,75  0,32   -1,85    56,80   0,31   -2,24    68,83   0,31  ║ 
║  2    5    46   2     -1,40    36,52  0,26   -1,67    43,69   0,26   -2,06    53,87   0,26  ║ 
║  2    5    47   2     -1,40     2,94  0,16   -1,67     3,52   0,16   -2,06     4,33   0,15  ║ 
║  2    5    48   2     -1,40     4,30  0,15   -1,67     5,14   0,15   -2,06     6,34   0,15  ║ 
║  2    5    49   2     -1,40     6,60  0,16   -1,67     7,90   0,16   -2,06     9,74   0,16  ║ 
║  2    5    50   2     -1,40     1,30  0,22   -1,67     1,56   0,22   -2,06     1,92   0,22  ║ 
║  2    5    51   2     -1,40    10,00  0,26   -1,67    11,97   0,26   -2,06    14,75   0,26  ║ 
║  2    5    52   2     -1,40     0,53  0,07   -1,67     0,63   0,07   -2,06     0,78   0,07  ║ 
║  2    5    53   2     -1,40     2,89  0,33   -1,67     3,46   0,33   -2,06     4,26   0,33  ║ 
║  2    5    54   2     -1,27     3,80  0,37   -1,53     4,58   0,37   -1,92     5,74   0,37  ║ 
║  2    5    55   2     -1,27     1,11  0,12   -1,53     1,34   0,12   -1,92     1,68   0,12  ║ 
║  2    5    56   2     -1,19     8,58  0,38   -1,43    10,37   0,38   -1,82    13,16   0,39  ║ 
║  2    5    57   2     -1,19     3,73  0,32   -1,43     4,51   0,32   -1,82     5,72   0,33  ║ 
║  2    5    58   2     -1,19     4,97  0,34   -1,43     6,01   0,34   -1,82     7,63   0,35  ║ 
║  2    5    59   2     -1,19     8,41  0,34   -1,43    10,16   0,34   -1,82    12,90   0,35  ║ 
║  2    5    60   2     -1,10     1,26  0,24   -1,34     1,53   0,24   -1,72     1,97   0,25  ║ 
║  2    5    61   2     -1,10     1,77  0,25   -1,34     2,15   0,25   -1,72     2,77   0,26  ║ 
║  2    5    62   2     -1,10    12,02  0,34   -1,34    14,61   0,34   -1,72    18,81   0,35  ║ 
║  2    5    63   2     -1,10     2,11  0,26   -1,34     2,56   0,27   -1,72     3,30   0,27  ║ 
║  2    5    64   2     -1,10     1,68  0,25   -1,34     2,04   0,26   -1,72     2,63   0,26  ║ 
║  2    5    65   2      3,57    10,98  0,56    4,26    13,09   0,56    5,22    16,07   0,55  ║ 
║  2    5    66   2      3,57     0,59  0,20    4,26     0,71   0,20    5,22     0,87   0,19  ║ 
║  2    5    67   2      3,57     0,59  0,06    4,26     0,71   0,06    5,22     0,87   0,05  ║ 
║  2    5    68   2      3,57     0,59  0,20    4,26     0,71   0,20    5,22     0,87   0,19  ║ 
║  2    5    69   2      3,57    21,53  0,49    4,26    25,68   0,49    5,22    31,51   0,48  ║ 
║  2    5    70   2      3,57    21,53  0,48    4,26    25,68   0,47    5,22    31,51   0,46  ║ 
║  2    5    71   2      3,57    21,53  0,48    4,26    25,68   0,48    5,22    31,51   0,47  ║ 
║  2    5    72   2      3,57    21,53  0,52    4,26    25,68   0,51    5,22    31,51   0,50  ║ 
║  2    5    73   2      3,57     0,59  0,08    4,26     0,71   0,08    5,22     0,87   0,08  ║ 
║  2    5    74   2      3,57     0,59  0,07    4,26     0,71   0,07    5,22     0,87   0,07  ║ 
║  2    5    75   2      3,57     0,59  0,07    4,26     0,71   0,07    5,22     0,87   0,07  ║ 
║  2    5    76   2      3,57    14,51  0,59    4,26    17,31   0,59    5,22    21,24   0,58  ║ 
║  2    5    77   2      3,55    12,68  0,38    4,23    15,12   0,38    5,20    18,58   0,37  ║ 
║  2    5    78   2      3,55    22,57  0,44    4,23    26,92   0,44    5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2    5    79   2      3,55    22,57  0,44    4,23    26,92   0,44    5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2    5    80   2      3,55    13,26  0,41    4,23    15,82   0,41    5,20    19,44   0,40  ║ 
║  2    5    81   2      3,55    12,09  0,38    4,23    14,42   0,38    5,20    17,72   0,37  ║ 
║  2    5    82   2      3,55    22,57  0,44    4,23    26,92   0,44    5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2    5    83   2      3,55    22,57  0,44    4,23    26,92   0,43    5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2    5    84   2      3,55    13,85  0,40    4,23    16,52   0,40    5,20    20,30   0,39  ║ 
║  2    5    85   2      3,45    12,91  0,38    4,13    15,42   0,37    5,09    19,03   0,37  ║ 
║  2    5    86   2      3,45    21,96  0,45    4,13    26,24   0,45    5,09    32,38   0,45  ║ 
║  2    5    87   2      3,45    21,96  0,45    4,13    26,24   0,45    5,09    32,38   0,44  ║ 
║  2    5    88   2      3,45    12,34  0,34    4,13    14,74   0,34    5,09    18,19   0,34  ║ 
║  2    5    89   2      3,45    16,33  0,33    4,13    19,51   0,33    5,09    24,08   0,33  ║ 
║  2    5    90   2      3,45    27,49  0,41    4,13    32,85   0,41    5,09    40,53   0,40  ║ 
║  2    5    91   2      3,45    59,86  0,65    4,13    71,51   0,64    5,09    88,24   0,64  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    5    92   2      3,41    11,61  0,51    4,07    13,88   0,51    5,04    17,17   0,50  ║ 
║  2    5    93   2      3,41    21,67  0,59    4,07    25,91   0,59    5,04    32,04   0,58  ║ 
║  2    5    94   2      3,41    59,56  0,65    4,07    71,22   0,65    5,04    88,08   0,64  ║ 
║  2    5    95   2      3,41    59,56  0,76    4,07    71,22   0,76    5,04    78,06   0,75  ║ 
║  2    5    96   2      3,41    21,67  0,48    4,07    25,91   0,48    5,04    32,04   0,47  ║ 
║  2    5    97   2      3,41    19,46  0,46    4,07    23,27   0,46    5,04    28,78   0,45  ║ 
║  2    5    98   2      3,41    24,95  0,50    4,07    29,84   0,50    5,04    36,90   0,50  ║ 
║  2    5    99   2      3,41    22,77  0,46    4,07    27,22   0,46    5,04    33,67   0,46  ║ 
║  2    5   100   2      3,41    18,35  0,47    4,07    21,94   0,47    5,04    27,13   0,46  ║ 
║  2    5   101   2      3,32    52,03  0,58    3,98    62,31   0,57    4,94    77,40   0,57  ║ 
║  2    5   102   2      3,32    71,00  0,73    3,98    85,02   0,73    4,94    96,70   0,73  ║ 
║  2    5   103   2     -0,10     0,20  0,01   -0,10     0,21   0,01   -0,06     0,12   0,00  ║ 
║  2    5   104   2     -2,94     5,03  0,27   -3,51     6,00   0,27   -4,30     7,36   0,26  ║ 
║  2    5   105   2      3,24    50,74  0,56    3,88    60,85   0,56    4,85    75,93   0,55  ║ 
║  2    5   106   2      3,24    69,24  0,71    3,88    83,03   0,71    4,85    98,00   0,70  ║ 
║  2    5   107   2      3,15    10,21  0,48    3,78    12,26   0,48    4,75    15,38   0,48  ║ 
║  2    5   108   2      3,15    20,03  0,75    3,78    24,06   0,75    4,75    26,82   0,75  ║ 
║  2    5   109   2      3,15    55,52  0,60    3,78    66,70   0,60    4,75    83,64   0,60  ║ 
║  2    5   110   2      3,15    55,05  0,71    3,78    66,13   0,71    4,75    77,42   0,71  ║ 
║  2    5   111   2      3,15    20,03  0,43    3,78    24,06   0,43    4,75    30,17   0,43  ║ 
║  2    5   112   2      3,15    16,96  0,42    3,78    20,37   0,42    4,75    25,55   0,42  ║ 
║  2    5   113   2      3,15   113,18  0,91    3,78   124,63   0,91    4,75   124,63   0,91  ║ 
║  2    5   114   2      3,15    11,77  0,66    3,78    14,14   0,67    4,75    17,71   0,67  ║ 
║  2    5   115   2      3,15     0,52  0,10    3,78     0,63   0,10    4,75     0,79   0,10  ║ 
║  2    5   116   2      3,21     0,58  0,43    3,85     0,69   0,43    4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2    5   117   2      3,21    54,01  1,00    3,85    54,01   1,00    4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2    5   118   2      3,10    10,58  0,33    3,73    12,72   0,33    4,69    15,99   0,33  ║ 
║  2    5   119   2      3,10    19,74  0,40    3,73    23,73   0,40    4,69    29,84   0,40  ║ 
║  2    5   120   2      3,10    19,74  0,42    3,73    23,73   0,42    4,69    29,84   0,42  ║ 
║  2    5   121   2      3,10    12,11  0,31    3,73    14,57   0,31    4,69    18,32   0,32  ║ 
║  2    5   122   2      3,10    14,68  0,35    3,73    17,65   0,35    4,69    22,19   0,36  ║ 
║  2    5   123   2      3,10    24,71  0,40    3,73    29,71   0,40    4,69    37,35   0,40  ║ 
║  2    5   124   2      3,10    24,71  0,42    3,73    29,71   0,42    4,69    37,35   0,42  ║ 
║  2    5   125   2      3,10    13,14  0,39    3,73    15,80   0,39    4,69    19,87   0,40  ║ 
║  2    5   126   2      3,01    10,25  0,31    3,63    12,35   0,31    4,59    15,62   0,32  ║ 
║  2    5   127   2      3,01    19,14  0,38    3,63    23,05   0,38    4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2    5   128   2      3,01    19,14  0,37    3,63    23,05   0,37    4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2    5   129   2      3,01    11,74  0,36    3,63    14,15   0,36    4,59    17,89   0,36  ║ 
║  2    5   130   2      3,01    10,25  0,32    3,63    12,35   0,32    4,59    15,62   0,32  ║ 
║  2    5   131   2      3,01    19,14  0,37    3,63    23,05   0,37    4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2    5   132   2      3,01    19,14  0,37    3,63    23,05   0,37    4,59    29,16   0,37  ║ 
║  2    5   133   2      3,01    11,74  0,29    3,63    14,15   0,29    4,59    17,89   0,29  ║ 
║  2    5   134   2      2,99     8,70  0,53    3,60    10,48   0,53    4,56    13,28   0,54  ║ 
║  2    5   135   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   136   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   137   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   138   2      2,99    18,51  0,38    3,60    22,31   0,38    4,56    28,25   0,39  ║ 
║  2    5   139   2      2,99    20,91  0,45    3,60    25,21   0,45    4,56    31,92   0,46  ║ 
║  2    5   140   2      2,99    15,10  0,39    3,60    18,20   0,39    4,56    23,05   0,39  ║ 
║  2    5   141   2      2,99    20,91  0,41    3,60    25,21   0,41    4,56    31,92   0,42  ║ 
║  2    5   142   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   143   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   144   2      2,99     0,50  0,17    3,60     0,60   0,17    4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2    5   145   2      2,99    11,16  0,40    3,60    13,45   0,40    4,56    17,04   0,41  ║ 
║  2    5   146   2      3,03    13,82  0,82    3,65    16,65   0,82    4,61    16,85   0,83  ║ 
║  2    5   147   2      3,03     7,68  0,78    3,65     9,25   0,79    4,61     9,80   0,79  ║ 
║  2    5   148   2      3,03     9,99  0,83    3,65    12,02   0,83    4,61    12,02   0,84  ║ 
║  2    5   149   2      3,03     3,92  0,63    3,65     4,72   0,63    4,61     5,96   0,64  ║ 
║  2    5   150   2      2,95    12,59  0,88    3,56    14,24   0,89    4,52    14,24   0,90  ║ 
║  2    5   151   2      2,95    24,50  0,89    3,56    27,39   0,90    4,52    27,39   0,91  ║ 
║  2    5   152   2      2,95     4,96  0,68    3,56     5,99   0,68    4,52     7,35   0,69  ║ 
║  2    5   153   2      2,95    14,33  0,86    3,56    16,70   0,86    4,52    16,70   0,88  ║ 
║  2    5   154   2      2,95     6,34  0,75    3,56     7,65   0,75    4,52     8,46   0,77  ║ 
║  2    5   155   2     -3,39    83,53  0,64   -4,06   100,23   0,64   -5,00   123,38   0,63  ║ 
║  2    6     2   2     -3,39    83,53  0,64   -4,06   100,23   0,64   -5,00   123,38   0,63  ║ 
║  2    6     3   2     -3,23    68,35  0,53   -3,88    82,01   0,53   -4,81   101,58   0,52  ║ 
║  2    6     4   2     -3,23    13,90  0,40   -3,88    16,68   0,40   -4,81    20,66   0,39  ║ 
║  2    6     5   2     -3,23     7,94  0,34   -3,88     9,53   0,34   -4,81    11,80   0,33  ║ 
║  2    6     6   2     -3,23     7,84  0,35   -3,88     9,40   0,35   -4,81    11,65   0,34  ║ 
║  2    6     7   2     -3,23     9,95  0,33   -3,88    11,94   0,33   -4,81    14,79   0,32  ║ 
║  2    6     8   2     -3,23    74,91  0,56   -3,88    89,89   0,56   -4,81   111,34   0,56  ║ 
║  2    6     9   2     -3,13    65,13  0,44   -3,76    78,15   0,44   -4,68    97,22   0,44  ║ 
║  2    6    10   2     -3,13    50,05  0,46   -3,76    60,06   0,46   -4,68    74,71   0,46  ║ 
║  2    6    11   2     -3,13    10,68  0,30   -3,76    12,81   0,30   -4,68    15,94   0,30  ║ 
║  2    6    12   2     -3,13    26,93  0,60   -3,76    32,31   0,60   -4,68    40,19   0,60  ║ 
║  2    6    13   2     -3,13    26,93  0,60   -3,76    32,31   0,60   -4,68    40,19   0,60  ║ 
║  2    6    14   2     -3,13    10,68  0,29   -3,76    12,81   0,29   -4,68    15,94   0,29  ║ 
║  2    6    15   2     -3,13    12,75  0,32   -3,76    15,30   0,32   -4,68    19,03   0,32  ║ 
║  2    6    16   2     -3,13    99,17  0,60   -3,76   119,00   0,60   -4,68   148,03   0,60  ║ 
║  2    6    17   2     -3,08    60,72  0,45   -3,69    72,86   0,45   -4,61    90,88   0,44  ║ 
║  2    6    18   2     -3,08    21,55  0,39   -3,69    25,86   0,39   -4,61    32,25   0,39  ║ 
║  2    6    19   2     -3,08     6,47  0,22   -3,69     7,77   0,22   -4,61     9,69   0,22  ║ 
║  2    6    20   2     -3,08     8,83  0,26   -3,69    10,60   0,26   -4,60    13,22   0,26  ║ 
║  2    6    21   2     -3,08     9,55  0,27   -3,69    11,46   0,27   -4,60    14,29   0,27  ║ 
║  2    6    22   2     -3,08     4,13  0,17   -3,69     4,96   0,17   -4,61     6,18   0,17  ║ 
║  2    6    23   2     -3,08    21,55  0,40   -3,69    25,86   0,40   -4,61    32,25   0,39  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6    24   2     -3,08    65,33  0,44   -3,69    78,39   0,44   -4,61    97,77   0,44  ║ 
║  2    6    25   2     -3,03    59,77  0,44   -3,64    71,72   0,44   -4,54    89,65   0,44  ║ 
║  2    6    26   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    6    27   2     -3,03    13,32  0,28   -3,64    15,99   0,28   -4,54    19,98   0,28  ║ 
║  2    6    28   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    6    29   2     -3,03    28,87  0,41   -3,64    34,65   0,41   -4,54    43,31   0,41  ║ 
║  2    6    30   2     -3,03    28,87  0,40   -3,64    34,65   0,40   -4,54    43,31   0,40  ║ 
║  2    6    31   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    6    32   2     -3,03    14,82  0,30   -3,64    17,78   0,30   -4,54    22,23   0,30  ║ 
║  2    6    33   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    6    34   2     -3,03    64,30  0,44   -3,64    77,16   0,44   -4,54    96,46   0,44  ║ 
║  2    6    35   2     -2,97    88,32  0,57   -3,57   105,98   0,57   -4,47   132,84   0,57  ║ 
║  2    6    36   2     -2,97     9,15  0,24   -3,57    10,97   0,24   -4,47    13,76   0,24  ║ 
║  2    6    37   2     -2,97    10,13  0,31   -3,57    12,15   0,31   -4,47    15,23   0,31  ║ 
║  2    6    38   2     -2,97     8,17  0,36   -3,57     9,80   0,36   -4,47    12,29   0,36  ║ 
║  2    6    39   2     -2,97    10,13  0,39   -3,57    12,15   0,39   -4,47    15,23   0,40  ║ 
║  2    6    40   2     -2,97     9,15  0,29   -3,57    10,97   0,29   -4,47    13,76   0,29  ║ 
║  2    6    41   2     -2,97    13,07  0,29   -3,57    15,69   0,29   -4,47    19,66   0,29  ║ 
║  2    6    42   2     -2,97    91,40  0,56   -3,57   109,68   0,56   -4,47   137,48   0,56  ║ 
║  2    6    43   2     -2,87    85,37  0,68   -3,45   102,46   0,68   -4,34   124,92   0,69  ║ 
║  2    6    44   2     -2,87     6,04  0,68   -3,45     7,25   0,68   -4,34     8,90   0,68  ║ 
║  2    6    45   2     -2,87    88,36  0,59   -3,45   106,04   0,59   -4,34   133,58   0,59  ║ 
║  2    6    46   2     -2,72    71,10  0,51   -3,26    85,34   0,51   -4,15   108,42   0,52  ║ 
║  2    6    47   2     -2,72     5,72  0,30   -3,26     6,87   0,30   -4,15     8,72   0,31  ║ 
║  2    6    48   2     -2,72     8,37  0,29   -3,26    10,04   0,29   -4,15    12,76   0,30  ║ 
║  2    6    49   2     -2,72    12,86  0,32   -3,26    15,43   0,32   -4,15    19,60   0,32  ║ 
║  2    6    50   2     -2,72     2,53  0,43   -3,26     3,04   0,43   -4,15     3,86   0,43  ║ 
║  2    6    51   2     -2,72    19,48  0,50   -3,26    23,37   0,51   -4,15    29,70   0,51  ║ 
║  2    6    52   2     -2,72     1,03  0,14   -3,26     1,24   0,14   -4,15     1,57   0,14  ║ 
║  2    6    53   2     -2,72     5,63  0,64   -3,26     6,75   0,64   -4,15     8,58   0,65  ║ 
║  2    6    54   2     -2,60     7,77  0,76   -3,12     9,32   0,76   -3,99    10,24   0,78  ║ 
║  2    6    55   2     -2,60     2,27  0,24   -3,12     2,73   0,24   -3,99     3,49   0,25  ║ 
║  2    6    56   2     -2,51    18,16  0,81   -3,01    21,80   0,81   -3,88    22,45   0,83  ║ 
║  2    6    57   2     -2,51     7,90  0,68   -3,01     9,48   0,68   -3,88    11,58   0,70  ║ 
║  2    6    58   2     -2,51    10,53  0,72   -3,01    12,63   0,72   -3,88    14,70   0,74  ║ 
║  2    6    59   2     -2,51    17,80  0,72   -3,01    21,37   0,72   -3,88    24,71   0,74  ║ 
║  2    6    60   2     -2,43     2,77  0,53   -2,92     3,33   0,53   -3,77     4,30   0,55  ║ 
║  2    6    61   2     -2,43     3,89  0,55   -2,92     4,67   0,55   -3,77     6,05   0,57  ║ 
║  2    6    62   2     -2,43    26,49  0,74   -2,92    31,79   0,74   -3,77    35,63   0,77  ║ 
║  2    6    63   2     -2,43     4,65  0,58   -2,92     5,58   0,58   -3,77     7,23   0,60  ║ 
║  2    6    64   2     -2,43     3,71  0,56   -2,92     4,45   0,56   -3,77     5,76   0,57  ║ 
║  2    6    65   2      2,24     6,89  0,35    2,68     8,24   0,35    3,25    10,01   0,34  ║ 
║  2    6    66   2      2,24     0,37  0,13    2,68     0,44   0,12    3,25     0,54   0,12  ║ 
║  2    6    67   2      2,24     0,37  0,03    2,68     0,44   0,03    3,25     0,54   0,03  ║ 
║  2    6    68   2      2,24     0,37  0,13    2,68     0,44   0,12    3,25     0,54   0,12  ║ 
║  2    6    69   2      2,24    13,51  0,31    2,68    16,17   0,31    3,25    19,63   0,30  ║ 
║  2    6    70   2      2,24    13,51  0,30    2,68    16,17   0,30    3,25    19,63   0,29  ║ 
║  2    6    71   2      2,24    13,51  0,30    2,68    16,17   0,30    3,25    19,63   0,29  ║ 
║  2    6    72   2      2,24    13,51  0,32    2,68    16,17   0,32    3,25    19,63   0,31  ║ 
║  2    6    73   2      2,24     0,37  0,05    2,68     0,44   0,05    3,25     0,54   0,05  ║ 
║  2    6    74   2      2,24     0,37  0,05    2,68     0,44   0,05    3,25     0,54   0,04  ║ 
║  2    6    75   2      2,24     0,37  0,04    2,68     0,44   0,04    3,25     0,54   0,04  ║ 
║  2    6    76   2      2,24     9,11  0,37    2,68    10,90   0,37    3,25    13,23   0,36  ║ 
║  2    6    77   2      2,22     7,93  0,24    2,66     9,49   0,24    3,23    11,53   0,23  ║ 
║  2    6    78   2      2,22    14,12  0,28    2,66    16,89   0,28    3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2    6    79   2      2,22    14,12  0,27    2,66    16,89   0,27    3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2    6    80   2      2,22     8,30  0,26    2,66     9,93   0,26    3,23    12,07   0,25  ║ 
║  2    6    81   2      2,22     7,56  0,24    2,66     9,05   0,24    3,23    11,00   0,23  ║ 
║  2    6    82   2      2,22    14,12  0,27    2,66    16,89   0,27    3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2    6    83   2      2,22    14,12  0,27    2,66    16,89   0,27    3,23    20,53   0,26  ║ 
║  2    6    84   2      2,22     8,67  0,25    2,66    10,37   0,25    3,23    12,60   0,24  ║ 
║  2    6    85   2      2,13     7,95  0,23    2,54     9,51   0,23    3,11    11,62   0,23  ║ 
║  2    6    86   2      2,13    13,52  0,28    2,54    16,18   0,28    3,11    19,77   0,27  ║ 
║  2    6    87   2      2,13    13,52  0,28    2,54    16,18   0,28    3,11    19,77   0,27  ║ 
║  2    6    88   2      2,13     7,60  0,21    2,54     9,09   0,21    3,11    11,10   0,21  ║ 
║  2    6    89   2      2,13    10,06  0,20    2,54    12,03   0,20    3,11    14,70   0,20  ║ 
║  2    6    90   2      2,13    16,93  0,25    2,54    20,25   0,25    3,11    24,74   0,25  ║ 
║  2    6    91   2      2,13    36,85  0,40    2,54    44,10   0,40    3,11    53,86   0,39  ║ 
║  2    6    92   2      2,08     7,09  0,31    2,49     8,48   0,31    3,05    10,39   0,30  ║ 
║  2    6    93   2      2,08    13,23  0,36    2,49    15,83   0,36    3,05    19,39   0,35  ║ 
║  2    6    94   2      2,08    36,37  0,40    2,49    43,52   0,40    3,05    53,30   0,39  ║ 
║  2    6    95   2      2,08    36,37  0,47    2,49    43,52   0,46    3,05    53,30   0,46  ║ 
║  2    6    96   2      2,08    13,23  0,29    2,49    15,83   0,29    3,05    19,39   0,29  ║ 
║  2    6    97   2      2,08    11,88  0,28    2,49    14,22   0,28    3,05    17,41   0,27  ║ 
║  2    6    98   2      2,08    15,24  0,31    2,49    18,23   0,31    3,05    22,33   0,30  ║ 
║  2    6    99   2      2,08    13,90  0,28    2,49    16,64   0,28    3,05    20,38   0,28  ║ 
║  2    6   100   2      2,08    11,20  0,29    2,49    13,41   0,29    3,05    16,42   0,28  ║ 
║  2    6   101   2      2,00    31,26  0,35    2,39    37,40   0,34    2,94    46,06   0,34  ║ 
║  2    6   102   2      2,00    42,66  0,44    2,39    51,04   0,44    2,94    62,85   0,43  ║ 
║  2    6   103   2     -1,85     3,93  0,17   -2,22     4,72   0,17   -2,81     5,98   0,18  ║ 
║  2    6   104   2     -3,49     5,97  0,32   -4,19     7,16   0,32   -5,24     8,95   0,32  ║ 
║  2    6   105   2      1,91    29,99  0,33    2,29    35,88   0,33    2,84    44,43   0,32  ║ 
║  2    6   106   2      1,91    40,92  0,42    2,29    48,95   0,42    2,84    60,62   0,41  ║ 
║  2    6   107   2      1,83     5,92  0,28    2,18     7,08   0,28    2,72     8,83   0,27  ║ 
║  2    6   108   2      1,83    11,61  0,43    2,18    13,89   0,43    2,72    17,31   0,43  ║ 
║  2    6   109   2      1,83    32,19  0,35    2,18    38,51   0,35    2,72    48,00   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6   110   2      1,83    31,92  0,41    2,18    38,18   0,41    2,72    47,59   0,41  ║ 
║  2    6   111   2      1,83    11,61  0,25    2,18    13,89   0,25    2,72    17,31   0,25  ║ 
║  2    6   112   2      1,83     9,83  0,24    2,18    11,76   0,24    2,72    14,66   0,24  ║ 
║  2    6   113   2      1,83    65,62  0,53    2,18    78,50   0,52    2,72    97,84   0,52  ║ 
║  2    6   114   2      1,83     6,82  0,39    2,18     8,16   0,38    2,72    10,18   0,38  ║ 
║  2    6   115   2      1,83     0,30  0,06    2,18     0,36   0,06    2,72     0,45   0,06  ║ 
║  2    6   116   2      1,88     0,34  0,25    2,25     0,41   0,25    2,80     0,50   0,25  ║ 
║  2    6   117   2      1,88    31,70  0,59    2,25    37,93   0,59    2,80    47,08   0,58  ║ 
║  2    6   118   2      1,78     6,07  0,19    2,13     7,26   0,19    2,67     9,08   0,19  ║ 
║  2    6   119   2      1,78    11,33  0,23    2,13    13,55   0,23    2,67    16,95   0,23  ║ 
║  2    6   120   2      1,78    11,33  0,24    2,13    13,55   0,24    2,67    16,95   0,24  ║ 
║  2    6   121   2      1,78     6,95  0,18    2,13     8,32   0,18    2,67    10,40   0,18  ║ 
║  2    6   122   2      1,78     8,42  0,20    2,13    10,07   0,20    2,67    12,60   0,20  ║ 
║  2    6   123   2      1,78    14,18  0,23    2,13    16,96   0,23    2,67    21,21   0,23  ║ 
║  2    6   124   2      1,78    14,18  0,24    2,13    16,96   0,24    2,67    21,21   0,24  ║ 
║  2    6   125   2      1,78     7,54  0,23    2,13     9,02   0,22    2,67    11,28   0,23  ║ 
║  2    6   126   2      1,69     5,75  0,18    2,02     6,88   0,18    2,55     8,67   0,18  ║ 
║  2    6   127   2      1,69    10,73  0,21    2,02    12,84   0,21    2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2    6   128   2      1,69    10,73  0,21    2,02    12,84   0,21    2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2    6   129   2      1,69     6,59  0,20    2,02     7,88   0,20    2,55     9,93   0,20  ║ 
║  2    6   130   2      1,69     5,75  0,18    2,02     6,88   0,18    2,55     8,67   0,18  ║ 
║  2    6   131   2      1,69    10,73  0,21    2,02    12,84   0,21    2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2    6   132   2      1,69    10,73  0,21    2,02    12,84   0,21    2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2    6   133   2      1,69     6,59  0,16    2,02     7,88   0,16    2,55     9,93   0,16  ║ 
║  2    6   134   2      1,67     4,85  0,29    1,99     5,80   0,29    2,52     7,33   0,30  ║ 
║  2    6   135   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   136   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   137   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   138   2      1,67    10,32  0,21    1,99    12,34   0,21    2,52    15,60   0,21  ║ 
║  2    6   139   2      1,67    11,66  0,25    1,99    13,95   0,25    2,52    17,62   0,25  ║ 
║  2    6   140   2      1,67     8,42  0,22    1,99    10,07   0,22    2,52    12,73   0,22  ║ 
║  2    6   141   2      1,67    11,66  0,23    1,99    13,95   0,23    2,52    17,62   0,23  ║ 
║  2    6   142   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   143   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   144   2      1,67     0,28  0,09    1,99     0,33   0,09    2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   145   2      1,67     6,22  0,22    1,99     7,44   0,22    2,52     9,41   0,22  ║ 
║  2    6   146   2      1,71     7,80  0,46    2,05     9,33   0,46    2,57    11,74   0,46  ║ 
║  2    6   147   2      1,71     4,33  0,44    2,05     5,18   0,44    2,57     6,52   0,44  ║ 
║  2    6   148   2      1,71     5,64  0,47    2,05     6,74   0,47    2,57     8,48   0,47  ║ 
║  2    6   149   2      1,71     2,21  0,35    2,05     2,65   0,35    2,57     3,33   0,36  ║ 
║  2    6   150   2      1,63     6,96  0,49    1,95     8,32   0,49    2,47    10,55   0,49  ║ 
║  2    6   151   2      1,63    13,54  0,49    1,95    16,19   0,49    2,47    20,52   0,50  ║ 
║  2    6   152   2      1,63     2,74  0,37    1,95     3,28   0,37    2,47     4,16   0,38  ║ 
║  2    6   153   2      1,63     7,92  0,47    1,95     9,47   0,47    2,47    12,00   0,48  ║ 
║  2    6   154   2      1,63     3,50  0,41    1,95     4,19   0,41    2,47     5,31   0,42  ║ 
║  2    6   155   2     -3,24    80,00  0,61   -3,89    95,89   0,61   -4,73   116,55   0,59  ║ 
║  2    7     2   2     -3,24    80,00  0,61   -3,89    95,89   0,61   -4,73   116,55   0,59  ║ 
║  2    7     3   2     -3,15    66,62  0,51   -3,78    79,89   0,51   -4,65    98,25   0,50  ║ 
║  2    7     4   2     -3,15    13,55  0,39   -3,78    16,25   0,39   -4,65    19,98   0,38  ║ 
║  2    7     5   2     -3,15     7,74  0,33   -3,78     9,28   0,33   -4,65    11,41   0,32  ║ 
║  2    7     6   2     -3,15     7,64  0,34   -3,78     9,16   0,34   -4,65    11,26   0,33  ║ 
║  2    7     7   2     -3,15     9,70  0,32   -3,78    11,63   0,32   -4,65    14,30   0,31  ║ 
║  2    7     8   2     -3,15    73,02  0,55   -3,78    87,57   0,55   -4,65   107,68   0,54  ║ 
║  2    7     9   2     -3,09    64,25  0,43   -3,71    77,08   0,43   -4,60    95,53   0,43  ║ 
║  2    7    10   2     -3,09    49,38  0,46   -3,71    59,24   0,46   -4,60    73,41   0,45  ║ 
║  2    7    11   2     -3,09    10,53  0,29   -3,71    12,64   0,29   -4,60    15,66   0,29  ║ 
║  2    7    12   2     -3,09    26,56  0,59   -3,71    31,87   0,59   -4,60    39,49   0,59  ║ 
║  2    7    13   2     -3,09    26,56  0,59   -3,71    31,87   0,59   -4,60    39,49   0,59  ║ 
║  2    7    14   2     -3,09    10,53  0,28   -3,71    12,64   0,28   -4,60    15,66   0,28  ║ 
║  2    7    15   2     -3,09    12,58  0,32   -3,71    15,09   0,32   -4,60    18,70   0,32  ║ 
║  2    7    16   2     -3,09    97,84  0,59   -3,71   117,37   0,59   -4,60   145,46   0,59  ║ 
║  2    7    17   2     -3,06    60,34  0,44   -3,67    72,40   0,44   -4,57    90,14   0,44  ║ 
║  2    7    18   2     -3,06    21,41  0,39   -3,67    25,69   0,39   -4,57    31,99   0,38  ║ 
║  2    7    19   2     -3,06     6,43  0,22   -3,67     7,72   0,22   -4,57     9,61   0,22  ║ 
║  2    7    20   2     -3,06     8,78  0,26   -3,67    10,53   0,26   -4,57    13,12   0,26  ║ 
║  2    7    21   2     -3,06     9,49  0,26   -3,67    11,39   0,26   -4,57    14,18   0,26  ║ 
║  2    7    22   2     -3,06     4,11  0,16   -3,67     4,93   0,16   -4,57     6,13   0,16  ║ 
║  2    7    23   2     -3,06    21,41  0,39   -3,67    25,69   0,39   -4,57    31,99   0,39  ║ 
║  2    7    24   2     -3,06    64,92  0,44   -3,67    77,89   0,44   -4,57    96,98   0,44  ║ 
║  2    7    25   2     -3,03    59,77  0,44   -3,64    71,72   0,44   -4,54    89,65   0,44  ║ 
║  2    7    26   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    7    27   2     -3,03    13,32  0,28   -3,64    15,99   0,28   -4,54    19,98   0,28  ║ 
║  2    7    28   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    7    29   2     -3,03    28,87  0,41   -3,64    34,65   0,41   -4,54    43,31   0,41  ║ 
║  2    7    30   2     -3,03    28,87  0,40   -3,64    34,65   0,40   -4,54    43,31   0,40  ║ 
║  2    7    31   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2    7    32   2     -3,03    14,82  0,30   -3,64    17,78   0,30   -4,54    22,23   0,30  ║ 
║  2    7    33   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2    7    34   2     -3,03    64,30  0,44   -3,64    77,16   0,44   -4,54    96,46   0,44  ║ 
║  2    7    35   2     -3,00    88,99  0,57   -3,59   106,81   0,57   -4,51   134,15   0,58  ║ 
║  2    7    36   2     -3,00     9,22  0,24   -3,59    11,06   0,24   -4,51    13,89   0,24  ║ 
║  2    7    37   2     -3,00    10,20  0,31   -3,59    12,25   0,31   -4,51    15,38   0,32  ║ 
║  2    7    38   2     -3,00     8,23  0,36   -3,59     9,88   0,36   -4,51    12,41   0,36  ║ 
║  2    7    39   2     -3,00    10,20  0,40   -3,59    12,25   0,40   -4,51    15,38   0,40  ║ 
║  2    7    40   2     -3,00     9,22  0,29   -3,59    11,06   0,29   -4,51    13,89   0,29  ║ 
║  2    7    41   2     -3,00    13,17  0,30   -3,59    15,81   0,30   -4,51    19,86   0,30  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7    42   2     -3,00    92,10  0,56   -3,59   110,54   0,56   -4,51   138,84   0,57  ║ 
║  2    7    43   2     -2,94    87,23  0,70   -3,52   104,73   0,70   -4,46   124,92   0,71  ║ 
║  2    7    44   2     -2,94     6,18  0,69   -3,52     7,41   0,69   -4,46     8,90   0,70  ║ 
║  2    7    45   2     -2,94    90,28  0,60   -3,52   108,39   0,60   -4,46   137,28   0,61  ║ 
║  2    7    46   2     -2,84    74,35  0,53   -3,42    89,31   0,53   -4,39   114,69   0,55  ║ 
║  2    7    47   2     -2,84     5,98  0,32   -3,42     7,19   0,32   -4,39     9,23   0,33  ║ 
║  2    7    48   2     -2,84     8,75  0,31   -3,42    10,51   0,31   -4,39    13,49   0,31  ║ 
║  2    7    49   2     -2,84    13,44  0,33   -3,42    16,15   0,33   -4,39    20,74   0,34  ║ 
║  2    7    50   2     -2,84     2,65  0,45   -3,42     3,18   0,45   -4,39     4,09   0,46  ║ 
║  2    7    51   2     -2,84    20,36  0,53   -3,42    24,46   0,53   -4,39    31,41   0,54  ║ 
║  2    7    52   2     -2,84     1,08  0,14   -3,42     1,30   0,14   -4,39     1,66   0,15  ║ 
║  2    7    53   2     -2,84     5,88  0,67   -3,42     7,07   0,67   -4,39     8,74   0,69  ║ 
║  2    7    54   2     -2,77     8,29  0,81   -3,33     9,96   0,81   -4,32    10,24   0,84  ║ 
║  2    7    55   2     -2,77     2,43  0,26   -3,33     2,92   0,26   -4,32     3,79   0,27  ║ 
║  2    7    56   2     -2,72    19,66  0,88   -3,27    22,45   0,88   -4,28    22,45   0,92  ║ 
║  2    7    57   2     -2,72     8,55  0,74   -3,27    10,28   0,74   -4,28    11,58   0,77  ║ 
║  2    7    58   2     -2,72    11,39  0,78   -3,27    13,70   0,78   -4,28    14,70   0,81  ║ 
║  2    7    59   2     -2,72    19,27  0,78   -3,27    23,17   0,78   -4,28    24,71   0,82  ║ 
║  2    7    60   2     -2,67     3,04  0,58   -3,21     3,66   0,58   -4,24     4,83   0,62  ║ 
║  2    7    61   2     -2,67     4,28  0,60   -3,21     5,15   0,60   -4,24     6,79   0,64  ║ 
║  2    7    62   2     -2,67    29,10  0,82   -3,21    35,01   0,82   -4,24    35,63   0,86  ║ 
║  2    7    63   2     -2,67     5,11  0,64   -3,21     6,15   0,64   -4,24     8,02   0,67  ║ 
║  2    7    64   2     -2,67     4,07  0,61   -3,21     4,90   0,61   -4,24     6,47   0,65  ║ 
║  2    7    65   2      0,19     0,57  0,03    0,22     0,67   0,03    0,16     0,49   0,02  ║ 
║  2    7    66   2      0,19     0,03  0,01    0,22     0,04   0,01    0,16     0,03   0,01  ║ 
║  2    7    67   2      0,19     0,03  0,00    0,22     0,04   0,00    0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    7    68   2      0,19     0,03  0,01    0,22     0,04   0,01    0,16     0,03   0,01  ║ 
║  2    7    69   2      0,19     1,12  0,03    0,22     1,32   0,03    0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    7    70   2      0,19     1,12  0,02    0,22     1,32   0,02    0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    7    71   2      0,19     1,12  0,02    0,22     1,32   0,02    0,16     0,95   0,01  ║ 
║  2    7    72   2      0,19     1,12  0,03    0,22     1,32   0,03    0,16     0,95   0,02  ║ 
║  2    7    73   2      0,19     0,03  0,00    0,22     0,04   0,00    0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    7    74   2      0,19     0,03  0,00    0,22     0,04   0,00    0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    7    75   2      0,19     0,03  0,00    0,22     0,04   0,00    0,16     0,03   0,00  ║ 
║  2    7    76   2      0,19     0,76  0,03    0,22     0,89   0,03    0,16     0,64   0,02  ║ 
║  2    7    77   2      0,17     0,62  0,02    0,21     0,74   0,02    0,15     0,53   0,01  ║ 
║  2    7    78   2      0,17     1,11  0,02    0,21     1,31   0,02    0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    7    79   2      0,17     1,11  0,02    0,21     1,31   0,02    0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    7    80   2      0,17     0,65  0,02    0,21     0,77   0,02    0,15     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    81   2      0,17     0,59  0,02    0,21     0,70   0,02    0,15     0,51   0,01  ║ 
║  2    7    82   2      0,17     1,11  0,02    0,21     1,31   0,02    0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    7    83   2      0,17     1,11  0,02    0,21     1,31   0,02    0,15     0,94   0,01  ║ 
║  2    7    84   2      0,17     0,68  0,02    0,21     0,80   0,02    0,15     0,58   0,01  ║ 
║  2    7    85   2      0,12     0,44  0,01    0,14     0,52   0,01    0,10     0,38   0,01  ║ 
║  2    7    86   2      0,12     0,75  0,02    0,14     0,89   0,02    0,10     0,64   0,01  ║ 
║  2    7    87   2      0,12     0,75  0,02    0,14     0,89   0,02    0,10     0,64   0,01  ║ 
║  2    7    88   2      0,12     0,42  0,01    0,14     0,50   0,01    0,10     0,36   0,01  ║ 
║  2    7    89   2      0,12     0,56  0,01    0,14     0,66   0,01    0,10     0,48   0,01  ║ 
║  2    7    90   2      0,12     0,94  0,01    0,14     1,11   0,01    0,10     0,80   0,01  ║ 
║  2    7    91   2      0,12     2,05  0,02    0,14     2,42   0,02    0,10     1,75   0,01  ║ 
║  2    7    92   2      0,09     0,31  0,01    0,11     0,37   0,01    0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2    7    93   2      0,09     0,58  0,02    0,11     0,68   0,02    0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    7    94   2      0,09     1,59  0,02    0,11     1,88   0,02    0,08     1,36   0,01  ║ 
║  2    7    95   2      0,09     1,59  0,02    0,11     1,88   0,02    0,08     1,36   0,01  ║ 
║  2    7    96   2      0,09     0,58  0,01    0,11     0,68   0,01    0,08     0,49   0,01  ║ 
║  2    7    97   2      0,09     0,52  0,01    0,11     0,61   0,01    0,08     0,44   0,01  ║ 
║  2    7    98   2      0,09     0,67  0,01    0,11     0,79   0,01    0,08     0,57   0,01  ║ 
║  2    7    99   2      0,09     0,61  0,01    0,11     0,72   0,01    0,08     0,52   0,01  ║ 
║  2    7   100   2      0,09     0,49  0,01    0,11     0,58   0,01    0,08     0,42   0,01  ║ 
║  2    7   101   2      0,04     0,62  0,01    0,05     0,73   0,01    0,03     0,53   0,00  ║ 
║  2    7   102   2      0,04     0,85  0,01    0,05     1,00   0,01    0,03     0,73   0,01  ║ 
║  2    7   103   2     -2,69     5,73  0,25   -3,23     6,88   0,25   -4,08     8,69   0,26  ║ 
║  2    7   104   2     -2,63     4,49  0,24   -3,15     5,39   0,24   -3,98     6,80   0,24  ║ 
║  2    7   105   2     -0,01     0,14  0,00   -0,01     0,17   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    7   106   2     -0,01     0,19  0,00   -0,01     0,23   0,00   -0,01     0,16   0,00  ║ 
║  2    7   107   2     -0,06     0,20  0,01   -0,07     0,24   0,01   -0,05     0,17   0,01  ║ 
║  2    7   108   2     -0,06     0,39  0,01   -0,07     0,46   0,01   -0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    7   109   2     -0,06     1,09  0,01   -0,07     1,29   0,01   -0,05     0,92   0,01  ║ 
║  2    7   110   2     -0,06     1,08  0,01   -0,07     1,27   0,01   -0,05     0,91   0,01  ║ 
║  2    7   111   2     -0,06     0,39  0,01   -0,07     0,46   0,01   -0,05     0,33   0,00  ║ 
║  2    7   112   2     -0,06     0,33  0,01   -0,07     0,39   0,01   -0,05     0,28   0,00  ║ 
║  2    7   113   2     -0,06     2,22  0,02   -0,07     2,62   0,02   -0,05     1,87   0,01  ║ 
║  2    7   114   2     -0,06     0,23  0,01   -0,07     0,27   0,01   -0,05     0,19   0,01  ║ 
║  2    7   115   2     -0,06     0,01  0,00   -0,07     0,01   0,00   -0,05     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   116   2     -0,03     0,01  0,00   -0,03     0,01   0,00   -0,02     0,00   0,00  ║ 
║  2    7   117   2     -0,03     0,47  0,01   -0,03     0,55   0,01   -0,02     0,39   0,00  ║ 
║  2    7   118   2     -0,09     0,30  0,01   -0,10     0,36   0,01   -0,07     0,25   0,01  ║ 
║  2    7   119   2     -0,09     0,56  0,01   -0,10     0,66   0,01   -0,07     0,48   0,01  ║ 
║  2    7   120   2     -0,09     0,56  0,01   -0,10     0,66   0,01   -0,07     0,48   0,01  ║ 
║  2    7   121   2     -0,09     0,35  0,01   -0,10     0,41   0,01   -0,07     0,29   0,01  ║ 
║  2    7   122   2     -0,09     0,42  0,01   -0,10     0,49   0,01   -0,07     0,35   0,01  ║ 
║  2    7   123   2     -0,09     0,70  0,01   -0,10     0,83   0,01   -0,07     0,60   0,01  ║ 
║  2    7   124   2     -0,09     0,70  0,01   -0,10     0,83   0,01   -0,07     0,60   0,01  ║ 
║  2    7   125   2     -0,09     0,37  0,01   -0,10     0,44   0,01   -0,07     0,32   0,01  ║ 
║  2    7   126   2     -0,14     0,49  0,02   -0,17     0,58   0,01   -0,12     0,42   0,01  ║ 
║  2    7   127   2     -0,14     0,92  0,02   -0,17     1,09   0,02   -0,12     0,78   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7   128   2     -0,14     0,92  0,02   -0,17     1,09   0,02   -0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    7   129   2     -0,14     0,56  0,02   -0,17     0,67   0,02   -0,12     0,48   0,01  ║ 
║  2    7   130   2     -0,14     0,49  0,02   -0,17     0,58   0,02   -0,12     0,42   0,01  ║ 
║  2    7   131   2     -0,14     0,92  0,02   -0,17     1,09   0,02   -0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    7   132   2     -0,14     0,92  0,02   -0,17     1,09   0,02   -0,12     0,78   0,01  ║ 
║  2    7   133   2     -0,14     0,56  0,01   -0,17     0,67   0,01   -0,12     0,48   0,01  ║ 
║  2    7   134   2     -0,16     0,46  0,03   -0,19     0,54   0,03   -0,13     0,39   0,02  ║ 
║  2    7   135   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   136   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   137   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   138   2     -0,16     0,98  0,02   -0,19     1,16   0,02   -0,13     0,83   0,01  ║ 
║  2    7   139   2     -0,16     1,11  0,02   -0,19     1,31   0,02   -0,13     0,94   0,01  ║ 
║  2    7   140   2     -0,16     0,80  0,02   -0,19     0,94   0,02   -0,13     0,68   0,01  ║ 
║  2    7   141   2     -0,16     1,11  0,02   -0,19     1,31   0,02   -0,13     0,94   0,01  ║ 
║  2    7   142   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   143   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   144   2     -0,16     0,03  0,01   -0,19     0,03   0,01   -0,13     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   145   2     -0,16     0,59  0,02   -0,19     0,70   0,02   -0,13     0,50   0,01  ║ 
║  2    7   146   2     -0,13     0,60  0,04   -0,15     0,71   0,03   -0,11     0,51   0,02  ║ 
║  2    7   147   2     -0,13     0,33  0,03   -0,15     0,39   0,03   -0,11     0,28   0,02  ║ 
║  2    7   148   2     -0,13     0,43  0,04   -0,15     0,51   0,04   -0,11     0,37   0,02  ║ 
║  2    7   149   2     -0,13     0,17  0,03   -0,15     0,20   0,03   -0,11     0,14   0,02  ║ 
║  2    7   150   2     -0,18     0,76  0,05   -0,21     0,90   0,05   -0,15     0,64   0,03  ║ 
║  2    7   151   2     -0,18     1,48  0,05   -0,21     1,74   0,05   -0,15     1,25   0,03  ║ 
║  2    7   152   2     -0,18     0,30  0,04   -0,21     0,35   0,04   -0,15     0,25   0,02  ║ 
║  2    7   153   2     -0,18     0,86  0,05   -0,21     1,02   0,05   -0,15     0,73   0,03  ║ 
║  2    7   154   2     -0,18     0,38  0,05   -0,21     0,45   0,04   -0,15     0,32   0,03  ║ 
║  2    7   155   2     -3,09    76,21  0,58   -3,68    90,68   0,58   -4,39   108,15   0,55  ║ 
║  2    8     2   2     -3,09    76,21  0,58   -3,68    90,68   0,58   -4,39   108,15   0,55  ║ 
║  2    8     3   2     -3,06    64,77  0,50   -3,66    77,35   0,50   -4,43    93,72   0,48  ║ 
║  2    8     4   2     -3,06    13,17  0,38   -3,66    15,73   0,37   -4,43    19,06   0,36  ║ 
║  2    8     5   2     -3,06     7,53  0,32   -3,66     8,99   0,32   -4,43    10,89   0,31  ║ 
║  2    8     6   2     -3,06     7,43  0,33   -3,66     8,87   0,33   -4,43    10,75   0,32  ║ 
║  2    8     7   2     -3,06     9,43  0,31   -3,66    11,26   0,31   -4,43    13,64   0,30  ║ 
║  2    8     8   2     -3,06    70,99  0,53   -3,66    84,78   0,53   -4,43   102,73   0,51  ║ 
║  2    8     9   2     -3,05    63,32  0,43   -3,65    75,79   0,43   -4,46    92,77   0,42  ║ 
║  2    8    10   2     -3,05    48,66  0,45   -3,65    58,25   0,45   -4,46    71,29   0,44  ║ 
║  2    8    11   2     -3,05    10,38  0,29   -3,65    12,43   0,29   -4,46    15,21   0,28  ║ 
║  2    8    12   2     -3,05    26,18  0,58   -3,65    31,33   0,58   -4,46    38,35   0,57  ║ 
║  2    8    13   2     -3,05    26,18  0,58   -3,65    31,33   0,58   -4,46    38,35   0,57  ║ 
║  2    8    14   2     -3,05    10,38  0,28   -3,65    12,43   0,28   -4,46    15,21   0,27  ║ 
║  2    8    15   2     -3,05    12,40  0,31   -3,65    14,84   0,31   -4,46    18,16   0,31  ║ 
║  2    8    16   2     -3,05    96,41  0,59   -3,65   115,41   0,58   -4,46   141,26   0,57  ║ 
║  2    8    17   2     -3,04    59,93  0,44   -3,64    71,84   0,44   -4,48    88,44   0,43  ║ 
║  2    8    18   2     -3,04    21,27  0,38   -3,64    25,49   0,38   -4,48    31,38   0,38  ║ 
║  2    8    19   2     -3,04     6,39  0,21   -3,64     7,66   0,21   -4,48     9,43   0,21  ║ 
║  2    8    20   2     -3,04     8,72  0,26   -3,64    10,45   0,26   -4,48    12,87   0,25  ║ 
║  2    8    21   2     -3,04     9,43  0,26   -3,64    11,30   0,26   -4,48    13,92   0,26  ║ 
║  2    8    22   2     -3,04     4,08  0,16   -3,64     4,89   0,16   -4,48     6,02   0,16  ║ 
║  2    8    23   2     -3,04    21,27  0,39   -3,64    25,49   0,39   -4,48    31,38   0,38  ║ 
║  2    8    24   2     -3,04    64,48  0,44   -3,64    77,29   0,44   -4,48    95,15   0,43  ║ 
║  2    8    25   2     -3,03    59,77  0,44   -3,64    71,72   0,44   -4,50    88,73   0,44  ║ 
║  2    8    26   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,50    31,49   0,39  ║ 
║  2    8    27   2     -3,03    13,32  0,28   -3,64    15,99   0,28   -4,50    19,78   0,28  ║ 
║  2    8    28   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,50    16,31   0,99  ║ 
║  2    8    29   2     -3,03    28,87  0,41   -3,64    34,65   0,41   -4,50    42,87   0,40  ║ 
║  2    8    30   2     -3,03    28,87  0,40   -3,64    34,65   0,40   -4,50    42,87   0,39  ║ 
║  2    8    31   2     -3,03    16,31  1,00   -3,64    16,31   1,00   -4,50    16,31   0,99  ║ 
║  2    8    32   2     -3,03    14,82  0,30   -3,64    17,78   0,30   -4,50    22,00   0,29  ║ 
║  2    8    33   2     -3,03    21,21  0,39   -3,64    25,45   0,39   -4,50    31,49   0,39  ║ 
║  2    8    34   2     -3,03    64,30  0,44   -3,64    77,16   0,44   -4,50    95,46   0,44  ║ 
║  2    8    35   2     -3,02    89,72  0,58   -3,63   107,81   0,58   -4,51   134,15   0,58  ║ 
║  2    8    36   2     -3,02     9,29  0,24   -3,63    11,16   0,24   -4,51    13,89   0,24  ║ 
║  2    8    37   2     -3,02    10,29  0,32   -3,63    12,36   0,32   -4,51    15,38   0,32  ║ 
║  2    8    38   2     -3,02     8,30  0,36   -3,63     9,97   0,36   -4,51    12,41   0,36  ║ 
║  2    8    39   2     -3,02    10,29  0,40   -3,63    12,36   0,40   -4,51    15,38   0,40  ║ 
║  2    8    40   2     -3,02     9,29  0,29   -3,63    11,16   0,29   -4,51    13,89   0,29  ║ 
║  2    8    41   2     -3,02    13,28  0,30   -3,63    15,96   0,30   -4,51    19,86   0,30  ║ 
║  2    8    42   2     -3,02    92,85  0,57   -3,63   111,57   0,57   -4,51   138,83   0,57  ║ 
║  2    8    43   2     -3,00    89,21  0,71   -3,62   107,46   0,72   -4,55   124,92   0,72  ║ 
║  2    8    44   2     -3,00     6,32  0,71   -3,62     7,61   0,71   -4,55     8,90   0,72  ║ 
║  2    8    45   2     -3,00    92,33  0,61   -3,62   111,21   0,62   -4,55   139,78   0,62  ║ 
║  2    8    46   2     -2,98    77,82  0,56   -3,60    94,09   0,56   -4,59   120,11   0,58  ║ 
║  2    8    47   2     -2,98     6,26  0,33   -3,60     7,57   0,34   -4,59     9,66   0,34  ║ 
║  2    8    48   2     -2,98     9,16  0,32   -3,60    11,07   0,32   -4,59    14,13   0,33  ║ 
║  2    8    49   2     -2,98    14,07  0,35   -3,60    17,01   0,35   -4,59    21,72   0,36  ║ 
║  2    8    50   2     -2,98     2,77  0,47   -3,60     3,35   0,47   -4,59     4,28   0,48  ║ 
║  2    8    51   2     -2,98    21,32  0,55   -3,60    25,77   0,56   -4,59    32,90   0,57  ║ 
║  2    8    52   2     -2,98     1,13  0,15   -3,60     1,37   0,15   -4,59     1,74   0,16  ║ 
║  2    8    53   2     -2,98     6,16  0,70   -3,60     7,45   0,71   -4,59     8,74   0,73  ║ 
║  2    8    54   2     -2,96     8,84  0,86   -3,58    10,24   0,87   -4,63    10,24   0,90  ║ 
║  2    8    55   2     -2,96     2,59  0,28   -3,58     3,14   0,28   -4,63     4,06   0,29  ║ 
║  2    8    56   2     -2,94    21,26  0,95   -3,57    22,45   0,96   -4,66    22,45   1,00  ║ 
║  2    8    57   2     -2,94     9,25  0,80   -3,57    11,24   0,81   -4,66    11,58   0,84  ║ 
║  2    8    58   2     -2,94    12,32  0,84   -3,57    14,70   0,85   -4,66    14,70   0,89  ║ 
║  2    8    59   2     -2,94    20,84  0,84   -3,57    24,71   0,85   -4,66    24,71   0,89  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    8    60   2     -2,93     3,34  0,64   -3,56     4,07   0,65   -4,68     5,22   0,68  ║ 
║  2    8    61   2     -2,93     4,69  0,66   -3,56     5,71   0,67   -4,68     7,13   0,70  ║ 
║  2    8    62   2     -2,93    31,91  0,90   -3,56    35,63   0,91   -4,68    35,63   0,96  ║ 
║  2    8    63   2     -2,93     5,60  0,70   -3,56     6,82   0,71   -4,68     8,02   0,75  ║ 
║  2    8    64   2     -2,93     4,46  0,67   -3,56     5,44   0,68   -4,68     6,68   0,71  ║ 
║  2    8    65   2     -1,89     5,80  0,30   -2,27     7,00   0,30   -2,90     8,92   0,30  ║ 
║  2    8    66   2     -1,89     0,31  0,11   -2,27     0,38   0,11   -2,90     0,48   0,11  ║ 
║  2    8    67   2     -1,89     0,31  0,03   -2,27     0,38   0,03   -2,90     0,48   0,03  ║ 
║  2    8    68   2     -1,89     0,31  0,11   -2,27     0,38   0,11   -2,90     0,48   0,11  ║ 
║  2    8    69   2     -1,89    11,38  0,26   -2,27    13,73   0,26   -2,90    17,49   0,27  ║ 
║  2    8    70   2     -1,89    11,38  0,25   -2,27    13,73   0,25   -2,90    17,49   0,26  ║ 
║  2    8    71   2     -1,89    11,38  0,25   -2,27    13,73   0,25   -2,90    17,49   0,26  ║ 
║  2    8    72   2     -1,89    11,38  0,27   -2,27    13,73   0,27   -2,90    17,49   0,28  ║ 
║  2    8    73   2     -1,89     0,31  0,04   -2,27     0,38   0,04   -2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    8    74   2     -1,89     0,31  0,04   -2,27     0,38   0,04   -2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    8    75   2     -1,89     0,31  0,04   -2,27     0,38   0,04   -2,90     0,48   0,04  ║ 
║  2    8    76   2     -1,89     7,67  0,31   -2,27     9,25   0,32   -2,90    11,79   0,32  ║ 
║  2    8    77   2     -1,89     6,75  0,20   -2,28     8,13   0,20   -2,89    10,33   0,21  ║ 
║  2    8    78   2     -1,89    12,01  0,24   -2,28    14,48   0,24   -2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    8    79   2     -1,89    12,01  0,23   -2,28    14,48   0,23   -2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    8    80   2     -1,89     7,06  0,22   -2,28     8,51   0,22   -2,89    10,81   0,23  ║ 
║  2    8    81   2     -1,89     6,43  0,20   -2,28     7,76   0,20   -2,89     9,85   0,21  ║ 
║  2    8    82   2     -1,89    12,01  0,23   -2,28    14,48   0,23   -2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    8    83   2     -1,89    12,01  0,23   -2,28    14,48   0,23   -2,89    18,39   0,24  ║ 
║  2    8    84   2     -1,89     7,37  0,21   -2,28     8,89   0,21   -2,89    11,29   0,22  ║ 
║  2    8    85   2     -1,90     7,12  0,21   -2,29     8,55   0,21   -2,86    10,70   0,21  ║ 
║  2    8    86   2     -1,90    12,11  0,25   -2,29    14,55   0,25   -2,86    18,20   0,25  ║ 
║  2    8    87   2     -1,90    12,11  0,25   -2,29    14,55   0,25   -2,86    18,20   0,25  ║ 
║  2    8    88   2     -1,90     6,80  0,19   -2,29     8,17   0,19   -2,86    10,23   0,19  ║ 
║  2    8    89   2     -1,90     9,00  0,18   -2,29    10,82   0,18   -2,86    13,54   0,18  ║ 
║  2    8    90   2     -1,90    15,16  0,23   -2,29    18,21   0,23   -2,86    22,78   0,23  ║ 
║  2    8    91   2     -1,90    33,00  0,36   -2,29    39,64   0,36   -2,86    49,61   0,36  ║ 
║  2    8    92   2     -1,91     6,51  0,29   -2,29     7,81   0,29   -2,85     9,70   0,28  ║ 
║  2    8    93   2     -1,91    12,16  0,33   -2,29    14,58   0,33   -2,85    18,11   0,33  ║ 
║  2    8    94   2     -1,91    33,42  0,37   -2,29    40,08   0,36   -2,85    49,79   0,36  ║ 
║  2    8    95   2     -1,91    33,42  0,43   -2,29    40,08   0,43   -2,85    49,79   0,43  ║ 
║  2    8    96   2     -1,91    12,16  0,27   -2,29    14,58   0,27   -2,85    18,11   0,27  ║ 
║  2    8    97   2     -1,91    10,92  0,26   -2,29    13,09   0,26   -2,85    16,27   0,26  ║ 
║  2    8    98   2     -1,91    14,00  0,28   -2,29    16,79   0,28   -2,85    20,86   0,28  ║ 
║  2    8    99   2     -1,91    12,78  0,26   -2,29    15,32   0,26   -2,85    19,03   0,26  ║ 
║  2    8   100   2     -1,91    10,30  0,26   -2,29    12,35   0,26   -2,85    15,34   0,26  ║ 
║  2    8   101   2     -1,93    30,19  0,33   -2,30    36,09   0,33   -2,82    44,21   0,33  ║ 
║  2    8   102   2     -1,93    41,19  0,43   -2,30    49,24   0,42   -2,82    60,33   0,42  ║ 
║  2    8   103   2     -3,54     7,54  0,34   -4,25     9,06   0,34   -5,29    11,26   0,33  ║ 
║  2    8   104   2     -1,76     3,01  0,16   -2,13     3,64   0,16   -2,70     4,62   0,17  ║ 
║  2    8   105   2     -1,94    30,41  0,33   -2,31    36,24   0,33   -2,80    43,82   0,32  ║ 
║  2    8   106   2     -1,94    41,49  0,42   -2,31    49,45   0,42   -2,80    59,79   0,41  ║ 
║  2    8   107   2     -1,96     6,34  0,30   -2,32     7,53   0,29   -2,77     8,98   0,28  ║ 
║  2    8   108   2     -1,96    12,44  0,46   -2,32    14,77   0,46   -2,77    17,61   0,44  ║ 
║  2    8   109   2     -1,96    34,48  0,37   -2,32    40,96   0,37   -2,77    48,82   0,35  ║ 
║  2    8   110   2     -1,96    34,18  0,44   -2,32    40,61   0,44   -2,77    48,40   0,42  ║ 
║  2    8   111   2     -1,96    12,44  0,27   -2,32    14,77   0,27   -2,77    17,61   0,25  ║ 
║  2    8   112   2     -1,96    10,53  0,26   -2,32    12,51   0,26   -2,77    14,91   0,25  ║ 
║  2    8   113   2     -1,96    70,28  0,56   -2,32    83,49   0,56   -2,77    99,52   0,53  ║ 
║  2    8   114   2     -1,96     7,31  0,41   -2,32     8,68   0,41   -2,77    10,35   0,39  ║ 
║  2    8   115   2     -1,96     0,32  0,06   -2,32     0,39   0,06   -2,77     0,46   0,06  ║ 
║  2    8   116   2     -1,95     0,35  0,26   -2,32     0,42   0,26   -2,79     0,50   0,25  ║ 
║  2    8   117   2     -1,95    32,78  0,61   -2,32    39,01   0,60   -2,79    46,94   0,58  ║ 
║  2    8   118   2     -1,96     6,69  0,21   -2,33     7,93   0,20   -2,76     9,39   0,19  ║ 
║  2    8   119   2     -1,96    12,48  0,25   -2,33    14,81   0,25   -2,76    17,52   0,24  ║ 
║  2    8   120   2     -1,96    12,48  0,26   -2,33    14,81   0,26   -2,76    17,52   0,25  ║ 
║  2    8   121   2     -1,96     7,66  0,20   -2,33     9,09   0,20   -2,76    10,75   0,19  ║ 
║  2    8   122   2     -1,96     9,28  0,22   -2,33    11,01   0,22   -2,76    13,03   0,21  ║ 
║  2    8   123   2     -1,96    15,63  0,25   -2,33    18,53   0,25   -2,76    21,93   0,24  ║ 
║  2    8   124   2     -1,96    15,63  0,26   -2,33    18,53   0,26   -2,76    21,93   0,25  ║ 
║  2    8   125   2     -1,96     8,31  0,25   -2,33     9,86   0,25   -2,76    11,67   0,23  ║ 
║  2    8   126   2     -1,98     6,74  0,21   -2,34     7,97   0,20   -2,73     9,29   0,19  ║ 
║  2    8   127   2     -1,98    12,59  0,25   -2,34    14,88   0,25   -2,73    17,34   0,23  ║ 
║  2    8   128   2     -1,98    12,59  0,24   -2,34    14,88   0,24   -2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    8   129   2     -1,98     7,73  0,24   -2,34     9,13   0,23   -2,73    10,64   0,22  ║ 
║  2    8   130   2     -1,98     6,74  0,21   -2,34     7,97   0,21   -2,73     9,29   0,19  ║ 
║  2    8   131   2     -1,98    12,59  0,24   -2,34    14,88   0,24   -2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    8   132   2     -1,98    12,59  0,24   -2,34    14,88   0,24   -2,73    17,34   0,22  ║ 
║  2    8   133   2     -1,98     7,73  0,19   -2,34     9,13   0,19   -2,73    10,64   0,17  ║ 
║  2    8   134   2     -1,98     5,78  0,35   -2,34     6,82   0,34   -2,72     7,92   0,32  ║ 
║  2    8   135   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   136   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   137   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   138   2     -1,98    12,29  0,25   -2,34    14,52   0,25   -2,72    16,85   0,23  ║ 
║  2    8   139   2     -1,98    13,89  0,30   -2,34    16,40   0,29   -2,72    19,04   0,27  ║ 
║  2    8   140   2     -1,98    10,03  0,26   -2,34    11,84   0,25   -2,72    13,75   0,24  ║ 
║  2    8   141   2     -1,98    13,89  0,27   -2,34    16,40   0,27   -2,72    19,04   0,25  ║ 
║  2    8   142   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   143   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   144   2     -1,98     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,11   -2,72     0,45   0,10  ║ 
║  2    8   145   2     -1,98     7,41  0,27   -2,34     8,75   0,26   -2,72    10,16   0,24  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

294 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    8   146   2     -1,98     9,01  0,53   -2,34    10,66   0,53   -2,73    12,46   0,49  ║ 
║  2    8   147   2     -1,98     5,01  0,51   -2,34     5,92   0,50   -2,73     6,93   0,47  ║ 
║  2    8   148   2     -1,98     6,51  0,54   -2,34     7,70   0,53   -2,73     9,01   0,50  ║ 
║  2    8   149   2     -1,98     2,56  0,41   -2,34     3,02   0,40   -2,73     3,54   0,38  ║ 
║  2    8   150   2     -1,99     8,48  0,60   -2,35    10,01   0,59   -2,71    11,55   0,54  ║ 
║  2    8   151   2     -1,99    16,50  0,60   -2,35    19,46   0,59   -2,71    22,47   0,55  ║ 
║  2    8   152   2     -1,99     3,34  0,46   -2,35     3,94   0,45   -2,71     4,55   0,41  ║ 
║  2    8   153   2     -1,99     9,65  0,58   -2,35    11,38   0,57   -2,71    13,15   0,52  ║ 
║  2    8   154   2     -1,99     4,27  0,50   -2,35     5,04   0,50   -2,71     5,82   0,46  ║ 
║  2    8   155   2     -1,55    38,23  0,29   -1,86    45,93   0,29   -2,32    57,19   0,29  ║ 
║  2    9     2   2     -1,55    38,23  0,29   -1,86    45,93   0,29   -2,32    57,19   0,29  ║ 
║  2    9     3   2     -1,60    33,87  0,26   -1,91    40,38   0,26   -2,34    49,46   0,25  ║ 
║  2    9     4   2     -1,60     6,89  0,20   -1,91     8,21   0,19   -2,34    10,06   0,19  ║ 
║  2    9     5   2     -1,60     3,94  0,17   -1,91     4,69   0,17   -2,34     5,75   0,16  ║ 
║  2    9     6   2     -1,60     3,88  0,17   -1,91     4,63   0,17   -2,34     5,67   0,17  ║ 
║  2    9     7   2     -1,60     4,93  0,16   -1,91     5,88   0,16   -2,34     7,20   0,16  ║ 
║  2    9     8   2     -1,60    37,13  0,28   -1,91    44,26   0,28   -2,34    54,21   0,27  ║ 
║  2    9     9   2     -1,64    33,99  0,23   -1,94    40,33   0,23   -2,35    48,89   0,22  ║ 
║  2    9    10   2     -1,64    26,12  0,24   -1,94    31,00   0,24   -2,35    37,57   0,23  ║ 
║  2    9    11   2     -1,64     5,57  0,16   -1,94     6,61   0,15   -2,35     8,01   0,15  ║ 
║  2    9    12   2     -1,64    14,05  0,31   -1,94    16,68   0,31   -2,35    20,21   0,30  ║ 
║  2    9    13   2     -1,64    14,05  0,31   -1,94    16,68   0,31   -2,35    20,21   0,30  ║ 
║  2    9    14   2     -1,64     5,57  0,15   -1,94     6,61   0,15   -2,35     8,01   0,14  ║ 
║  2    9    15   2     -1,64     6,65  0,17   -1,94     7,90   0,17   -2,35     9,57   0,16  ║ 
║  2    9    16   2     -1,64    51,76  0,31   -1,94    61,42   0,31   -2,35    74,44   0,30  ║ 
║  2    9    17   2     -1,66    32,65  0,24   -1,96    38,65   0,24   -2,36    46,57   0,23  ║ 
║  2    9    18   2     -1,66    11,59  0,21   -1,96    13,72   0,21   -2,36    16,53   0,20  ║ 
║  2    9    19   2     -1,66     3,48  0,12   -1,96     4,12   0,12   -2,36     4,97   0,11  ║ 
║  2    9    20   2     -1,66     4,75  0,14   -1,96     5,63   0,14   -2,36     6,78   0,13  ║ 
║  2    9    21   2     -1,66     5,14  0,14   -1,96     6,08   0,14   -2,36     7,33   0,14  ║ 
║  2    9    22   2     -1,66     2,22  0,09   -1,96     2,63   0,09   -2,36     3,17   0,08  ║ 
║  2    9    23   2     -1,66    11,59  0,21   -1,96    13,72   0,21   -2,36    16,53   0,20  ║ 
║  2    9    24   2     -1,66    35,13  0,24   -1,96    41,58   0,24   -2,36    50,10   0,23  ║ 
║  2    9    25   2     -1,67    32,98  0,24   -1,97    38,94   0,24   -2,37    46,70   0,23  ║ 
║  2    9    26   2     -1,67    11,70  0,22   -1,97    13,82   0,21   -2,37    16,57   0,20  ║ 
║  2    9    27   2     -1,67     7,35  0,15   -1,97     8,68   0,15   -2,37    10,41   0,15  ║ 
║  2    9    28   2     -1,67     9,00  0,55   -1,97    10,63   0,54   -2,37    12,74   0,52  ║ 
║  2    9    29   2     -1,67    15,93  0,23   -1,97    18,81   0,22   -2,37    22,56   0,21  ║ 
║  2    9    30   2     -1,67    15,93  0,22   -1,97    18,81   0,22   -2,37    22,56   0,21  ║ 
║  2    9    31   2     -1,67     9,00  0,55   -1,97    10,63   0,54   -2,37    12,74   0,52  ║ 
║  2    9    32   2     -1,67     8,18  0,16   -1,97     9,66   0,16   -2,37    11,58   0,15  ║ 
║  2    9    33   2     -1,67    11,70  0,22   -1,97    13,82   0,21   -2,37    16,57   0,20  ║ 
║  2    9    34   2     -1,67    35,48  0,24   -1,97    41,90   0,24   -2,37    50,24   0,23  ║ 
║  2    9    35   2     -1,69    50,23  0,32   -1,99    59,17   0,32   -2,37    70,54   0,30  ║ 
║  2    9    36   2     -1,69     5,20  0,14   -1,99     6,13   0,13   -2,37     7,30   0,13  ║ 
║  2    9    37   2     -1,69     5,76  0,18   -1,99     6,78   0,17   -2,37     8,09   0,17  ║ 
║  2    9    38   2     -1,69     4,65  0,20   -1,99     5,47   0,20   -2,37     6,53   0,19  ║ 
║  2    9    39   2     -1,69     5,76  0,22   -1,99     6,78   0,22   -2,37     8,09   0,21  ║ 
║  2    9    40   2     -1,69     5,20  0,16   -1,99     6,13   0,16   -2,37     7,30   0,15  ║ 
║  2    9    41   2     -1,69     7,44  0,17   -1,99     8,76   0,16   -2,37    10,44   0,16  ║ 
║  2    9    42   2     -1,69    51,98  0,32   -1,99    61,24   0,31   -2,37    73,01   0,30  ║ 
║  2    9    43   2     -1,72    51,22  0,41   -2,02    60,08   0,40   -2,39    70,93   0,38  ║ 
║  2    9    44   2     -1,72     3,63  0,41   -2,02     4,25   0,40   -2,39     5,02   0,38  ║ 
║  2    9    45   2     -1,72    53,01  0,35   -2,02    62,18   0,34   -2,39    73,41   0,33  ║ 
║  2    9    46   2     -1,78    46,44  0,33   -2,07    54,12   0,32   -2,41    62,95   0,30  ║ 
║  2    9    47   2     -1,78     3,74  0,20   -2,07     4,35   0,19   -2,41     5,06   0,18  ║ 
║  2    9    48   2     -1,78     5,46  0,19   -2,07     6,37   0,19   -2,41     7,41   0,17  ║ 
║  2    9    49   2     -1,78     8,40  0,21   -2,07     9,79   0,20   -2,41    11,38   0,19  ║ 
║  2    9    50   2     -1,78     1,66  0,28   -2,07     1,93   0,27   -2,41     2,24   0,25  ║ 
║  2    9    51   2     -1,78    12,72  0,33   -2,07    14,82   0,32   -2,41    17,24   0,30  ║ 
║  2    9    52   2     -1,78     0,67  0,09   -2,07     0,79   0,09   -2,41     0,91   0,08  ║ 
║  2    9    53   2     -1,78     3,68  0,42   -2,07     4,28   0,41   -2,41     4,98   0,38  ║ 
║  2    9    54   2     -1,82     5,44  0,53   -2,11     6,31   0,51   -2,42     7,25   0,47  ║ 
║  2    9    55   2     -1,82     1,59  0,17   -2,11     1,85   0,16   -2,42     2,12   0,15  ║ 
║  2    9    56   2     -1,85    13,35  0,59   -2,13    15,43   0,57   -2,44    17,61   0,52  ║ 
║  2    9    57   2     -1,85     5,80  0,50   -2,13     6,71   0,48   -2,44     7,66   0,44  ║ 
║  2    9    58   2     -1,85     7,74  0,53   -2,13     8,94   0,51   -2,44    10,20   0,46  ║ 
║  2    9    59   2     -1,85    13,08  0,53   -2,13    15,13   0,51   -2,44    17,26   0,47  ║ 
║  2    9    60   2     -1,87     2,14  0,41   -2,16     2,46   0,39   -2,45     2,79   0,36  ║ 
║  2    9    61   2     -1,87     3,00  0,42   -2,16     3,46   0,40   -2,45     3,92   0,37  ║ 
║  2    9    62   2     -1,87    20,43  0,57   -2,16    23,55   0,55   -2,45    26,67   0,50  ║ 
║  2    9    63   2     -1,87     3,59  0,45   -2,16     4,13   0,43   -2,45     4,68   0,39  ║ 
║  2    9    64   2     -1,87     2,86  0,43   -2,16     3,29   0,41   -2,45     3,73   0,37  ║ 
║  2    9    65   2     -3,33    10,24  0,52   -3,96    12,18   0,52   -4,86    14,94   0,51  ║ 
║  2    9    66   2     -3,33     0,55  0,19   -3,96     0,66   0,18   -4,86     0,81   0,18  ║ 
║  2    9    67   2     -3,33     0,55  0,05   -3,96     0,66   0,05   -4,86     0,81   0,05  ║ 
║  2    9    68   2     -3,33     0,55  0,19   -3,96     0,66   0,18   -4,86     0,81   0,18  ║ 
║  2    9    69   2     -3,33    20,08  0,46   -3,96    23,89   0,45   -4,86    29,31   0,45  ║ 
║  2    9    70   2     -3,33    20,08  0,44   -3,96    23,89   0,44   -4,86    29,31   0,43  ║ 
║  2    9    71   2     -3,33    20,08  0,45   -3,96    23,89   0,44   -4,86    29,31   0,44  ║ 
║  2    9    72   2     -3,33    20,08  0,48   -3,96    23,89   0,48   -4,86    29,31   0,47  ║ 
║  2    9    73   2     -3,33     0,55  0,07   -3,96     0,66   0,07   -4,86     0,81   0,07  ║ 
║  2    9    74   2     -3,33     0,55  0,07   -3,96     0,66   0,07   -4,86     0,81   0,07  ║ 
║  2    9    75   2     -3,33     0,55  0,06   -3,96     0,66   0,06   -4,86     0,81   0,06  ║ 
║  2    9    76   2     -3,33    13,53  0,55   -3,96    16,10   0,55   -4,86    19,76   0,54  ║ 
║  2    9    77   2     -3,32    11,86  0,36   -3,95    14,12   0,35   -4,86    17,34   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    9    78   2     -3,32    21,12  0,42   -3,95    25,14   0,41   -4,86    30,87   0,41  ║ 
║  2    9    79   2     -3,32    21,12  0,41   -3,95    25,14   0,41   -4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    9    80   2     -3,32    12,41  0,39   -3,95    14,77   0,38   -4,86    18,14   0,38  ║ 
║  2    9    81   2     -3,32    11,31  0,36   -3,95    13,47   0,35   -4,86    16,54   0,35  ║ 
║  2    9    82   2     -3,32    21,12  0,41   -3,95    25,14   0,41   -4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    9    83   2     -3,32    21,12  0,41   -3,95    25,14   0,40   -4,86    30,87   0,40  ║ 
║  2    9    84   2     -3,32    12,96  0,37   -3,95    15,43   0,37   -4,86    18,95   0,36  ║ 
║  2    9    85   2     -3,29    12,29  0,36   -3,92    14,66   0,36   -4,84    18,10   0,35  ║ 
║  2    9    86   2     -3,29    20,92  0,43   -3,92    24,95   0,43   -4,84    30,79   0,42  ║ 
║  2    9    87   2     -3,29    20,92  0,43   -3,92    24,95   0,43   -4,84    30,79   0,42  ║ 
║  2    9    88   2     -3,29    11,75  0,33   -3,92    14,02   0,32   -4,84    17,30   0,32  ║ 
║  2    9    89   2     -3,29    15,55  0,32   -3,92    18,55   0,31   -4,84    22,89   0,31  ║ 
║  2    9    90   2     -3,29    26,18  0,39   -3,92    31,23   0,39   -4,84    38,54   0,39  ║ 
║  2    9    91   2     -3,29    56,99  0,62   -3,92    67,99   0,61   -4,84    83,91   0,60  ║ 
║  2    9    92   2     -3,27    11,15  0,49   -3,91    13,32   0,49   -4,84    16,48   0,48  ║ 
║  2    9    93   2     -3,27    20,82  0,57   -3,91    24,86   0,57   -4,84    30,75   0,56  ║ 
║  2    9    94   2     -3,27    57,22  0,63   -3,91    68,33   0,62   -4,84    84,53   0,62  ║ 
║  2    9    95   2     -3,27    57,22  0,73   -3,91    68,33   0,73   -4,84    78,06   0,72  ║ 
║  2    9    96   2     -3,27    20,82  0,46   -3,91    24,86   0,46   -4,84    30,75   0,46  ║ 
║  2    9    97   2     -3,27    18,69  0,44   -3,91    22,32   0,44   -4,84    27,62   0,44  ║ 
║  2    9    98   2     -3,27    23,97  0,48   -3,91    28,63   0,48   -4,84    35,41   0,48  ║ 
║  2    9    99   2     -3,27    21,87  0,44   -3,91    26,12   0,44   -4,84    32,31   0,44  ║ 
║  2    9   100   2     -3,27    17,63  0,45   -3,91    21,05   0,45   -4,84    26,04   0,45  ║ 
║  2    9   101   2     -3,24    50,84  0,56   -3,88    60,84   0,56   -4,83    75,59   0,56  ║ 
║  2    9   102   2     -3,24    69,37  0,72   -3,88    83,01   0,72   -4,83    96,70   0,71  ║ 
║  2    9   103   2     -2,89     6,16  0,27   -3,43     7,31   0,27   -4,16     8,87   0,26  ║ 
║  2    9   104   2     -0,01     0,01  0,00    0,02     0,04   0,00    0,14     0,23   0,01  ║ 
║  2    9   105   2     -3,22    50,41  0,55   -3,86    60,44   0,55   -4,81    75,43   0,55  ║ 
║  2    9   106   2     -3,22    68,78  0,70   -3,86    82,47   0,70   -4,81    98,00   0,70  ║ 
║  2    9   107   2     -3,19    10,33  0,48   -3,83    12,42   0,48   -4,80    15,57   0,48  ║ 
║  2    9   108   2     -3,19    20,27  0,76   -3,83    24,36   0,76   -4,80    26,82   0,76  ║ 
║  2    9   109   2     -3,19    56,19  0,61   -3,83    67,53   0,61   -4,80    84,67   0,61  ║ 
║  2    9   110   2     -3,19    55,71  0,72   -3,83    66,95   0,72   -4,80    77,42   0,72  ║ 
║  2    9   111   2     -3,19    20,27  0,44   -3,83    24,36   0,44   -4,80    30,54   0,44  ║ 
║  2    9   112   2     -3,19    17,16  0,43   -3,83    20,62   0,43   -4,80    25,86   0,43  ║ 
║  2    9   113   2     -3,19   114,55  0,92   -3,83   124,63   0,92   -4,80   124,63   0,92  ║ 
║  2    9   114   2     -3,19    11,91  0,67   -3,83    14,32   0,67   -4,80    17,71   0,68  ║ 
║  2    9   115   2     -3,19     0,53  0,10   -3,83     0,63   0,10   -4,80     0,80   0,11  ║ 
║  2    9   116   2     -3,21     0,58  0,43   -3,85     0,69   0,43   -4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2    9   117   2     -3,21    54,01  1,00   -3,85    54,01   1,00   -4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2    9   118   2     -3,17    10,81  0,33   -3,82    13,00   0,33   -4,80    16,34   0,34  ║ 
║  2    9   119   2     -3,17    20,17  0,41   -3,82    24,27   0,41   -4,80    30,50   0,41  ║ 
║  2    9   120   2     -3,17    20,17  0,43   -3,82    24,27   0,43   -4,80    30,50   0,43  ║ 
║  2    9   121   2     -3,17    12,38  0,32   -3,82    14,90   0,32   -4,80    18,72   0,32  ║ 
║  2    9   122   2     -3,17    15,00  0,36   -3,82    18,05   0,36   -4,80    22,68   0,36  ║ 
║  2    9   123   2     -3,17    25,25  0,41   -3,82    30,38   0,41   -4,80    38,18   0,41  ║ 
║  2    9   124   2     -3,17    25,25  0,43   -3,82    30,38   0,43   -4,80    38,18   0,43  ║ 
║  2    9   125   2     -3,17    13,43  0,40   -3,82    16,16   0,40   -4,80    20,31   0,40  ║ 
║  2    9   126   2     -3,14    10,70  0,33   -3,79    12,90   0,33   -4,78    16,30   0,33  ║ 
║  2    9   127   2     -3,14    19,97  0,40   -3,79    24,08   0,40   -4,78    30,42   0,40  ║ 
║  2    9   128   2     -3,14    19,97  0,39   -3,79    24,08   0,39   -4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    9   129   2     -3,14    12,26  0,37   -3,79    14,78   0,37   -4,78    18,67   0,38  ║ 
║  2    9   130   2     -3,14    10,70  0,33   -3,79    12,90   0,33   -4,78    16,30   0,34  ║ 
║  2    9   131   2     -3,14    19,97  0,39   -3,79    24,08   0,39   -4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    9   132   2     -3,14    19,97  0,38   -3,79    24,08   0,39   -4,78    30,42   0,39  ║ 
║  2    9   133   2     -3,14    12,26  0,30   -3,79    14,78   0,30   -4,78    18,67   0,30  ║ 
║  2    9   134   2     -3,13     9,13  0,55   -3,78    11,01   0,56   -4,78    13,93   0,56  ║ 
║  2    9   135   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   136   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   137   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   138   2     -3,13    19,42  0,40   -3,78    23,43   0,40   -4,78    29,63   0,40  ║ 
║  2    9   139   2     -3,13    21,94  0,47   -3,78    26,47   0,48   -4,78    33,48   0,48  ║ 
║  2    9   140   2     -3,13    15,84  0,41   -3,78    19,12   0,41   -4,78    24,18   0,41  ║ 
║  2    9   141   2     -3,13    21,94  0,43   -3,78    26,47   0,44   -4,78    33,48   0,44  ║ 
║  2    9   142   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   143   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   144   2     -3,13     0,52  0,18   -3,78     0,63   0,18   -4,78     0,79   0,18  ║ 
║  2    9   145   2     -3,13    11,71  0,42   -3,78    14,13   0,42   -4,78    17,87   0,43  ║ 
║  2    9   146   2     -3,15    14,36  0,85   -3,79    16,85   0,86   -4,79    16,85   0,86  ║ 
║  2    9   147   2     -3,15     7,98  0,81   -3,79     9,61   0,82   -4,79     9,80   0,83  ║ 
║  2    9   148   2     -3,15    10,37  0,86   -3,79    12,02   0,87   -4,79    12,02   0,87  ║ 
║  2    9   149   2     -3,15     4,07  0,65   -3,79     4,91   0,66   -4,79     6,19   0,66  ║ 
║  2    9   150   2     -3,12    13,32  0,94   -3,77    14,24   0,94   -4,78    14,24   0,95  ║ 
║  2    9   151   2     -3,12    25,90  0,95   -3,77    27,39   0,95   -4,78    27,39   0,96  ║ 
║  2    9   152   2     -3,12     5,25  0,71   -3,77     6,34   0,72   -4,78     7,35   0,73  ║ 
║  2    9   153   2     -3,12    15,15  0,91   -3,77    16,70   0,91   -4,78    16,70   0,93  ║ 
║  2    9   154   2     -3,12     6,70  0,79   -3,77     8,10   0,80   -4,78     8,46   0,81  ║ 
║  2    9   155   2      0,25     6,24  0,05    0,27     6,71   0,04    0,24     5,95   0,03  ║ 
║  2   10     2   2      0,25     6,24  0,05    0,27     6,71   0,04    0,24     5,95   0,03  ║ 
║  2   10     3   2      0,15     3,15  0,02    0,16     3,39   0,02    0,14     3,01   0,02  ║ 
║  2   10     4   2      0,15     0,64  0,02    0,16     0,69   0,02    0,14     0,61   0,01  ║ 
║  2   10     5   2      0,15     0,37  0,02    0,16     0,39   0,01    0,14     0,35   0,01  ║ 
║  2   10     6   2      0,15     0,36  0,02    0,16     0,39   0,01    0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2   10     7   2      0,15     0,46  0,02    0,16     0,49   0,01    0,14     0,44   0,01  ║ 
║  2   10     8   2      0,15     3,46  0,03    0,16     3,72   0,02    0,14     3,30   0,02  ║ 
║  2   10     9   2      0,08     1,71  0,01    0,09     1,84   0,01    0,08     1,64   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   10    10   2      0,08     1,32  0,01    0,09     1,42   0,01    0,08     1,26   0,01  ║ 
║  2   10    11   2      0,08     0,28  0,01    0,09     0,30   0,01    0,08     0,27   0,01  ║ 
║  2   10    12   2      0,08     0,71  0,02    0,09     0,76   0,01    0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2   10    13   2      0,08     0,71  0,02    0,09     0,76   0,01    0,08     0,68   0,01  ║ 
║  2   10    14   2      0,08     0,28  0,01    0,09     0,30   0,01    0,08     0,27   0,00  ║ 
║  2   10    15   2      0,08     0,34  0,01    0,09     0,36   0,01    0,08     0,32   0,01  ║ 
║  2   10    16   2      0,08     2,61  0,02    0,09     2,81   0,01    0,08     2,49   0,01  ║ 
║  2   10    17   2      0,04     0,87  0,01    0,05     0,94   0,01    0,04     0,84   0,00  ║ 
║  2   10    18   2      0,04     0,31  0,01    0,05     0,33   0,00    0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2   10    19   2      0,04     0,09  0,00    0,05     0,10   0,00    0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    20   2      0,04     0,12  0,00    0,05     0,13   0,00    0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2   10    21   2      0,04     0,13  0,00    0,05     0,14   0,00    0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2   10    22   2      0,04     0,06  0,00    0,05     0,06   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    23   2      0,04     0,31  0,01    0,05     0,33   0,01    0,04     0,30   0,00  ║ 
║  2   10    24   2      0,04     0,94  0,01    0,05     1,01   0,01    0,04     0,90   0,00  ║ 
║  2   10    25   2      0,01     0,23  0,00    0,01     0,25   0,00    0,01     0,22   0,00  ║ 
║  2   10    26   2      0,01     0,08  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    27   2      0,01     0,05  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2   10    28   2      0,01     0,06  0,00    0,01     0,07   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    29   2      0,01     0,11  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    30   2      0,01     0,11  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    31   2      0,01     0,06  0,00    0,01     0,07   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    32   2      0,01     0,06  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    33   2      0,01     0,08  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    34   2      0,01     0,25  0,00    0,01     0,27   0,00    0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2   10    35   2     -0,03     0,79  0,01   -0,03     0,85   0,00   -0,03     0,75   0,00  ║ 
║  2   10    36   2     -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    37   2     -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,10   0,00   -0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    38   2     -0,03     0,07  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  2   10    39   2     -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,10   0,00   -0,03     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    40   2     -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,03     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    41   2     -0,03     0,12  0,00   -0,03     0,13   0,00   -0,03     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    42   2     -0,03     0,82  0,01   -0,03     0,88   0,00   -0,03     0,77   0,00  ║ 
║  2   10    43   2     -0,09     2,78  0,02   -0,10     2,98   0,02   -0,09     2,63   0,01  ║ 
║  2   10    44   2     -0,09     0,20  0,02   -0,10     0,21   0,02   -0,09     0,19   0,01  ║ 
║  2   10    45   2     -0,09     2,87  0,02   -0,10     3,09   0,02   -0,09     2,73   0,01  ║ 
║  2   10    46   2     -0,20     5,16  0,04   -0,21     5,54   0,03   -0,19     4,90   0,02  ║ 
║  2   10    47   2     -0,20     0,42  0,02   -0,21     0,45   0,02   -0,19     0,39   0,01  ║ 
║  2   10    48   2     -0,20     0,61  0,02   -0,21     0,65   0,02   -0,19     0,58   0,01  ║ 
║  2   10    49   2     -0,20     0,93  0,02   -0,21     1,00   0,02   -0,19     0,89   0,01  ║ 
║  2   10    50   2     -0,20     0,18  0,03   -0,21     0,20   0,03   -0,19     0,17   0,02  ║ 
║  2   10    51   2     -0,20     1,41  0,04   -0,21     1,52   0,03   -0,19     1,34   0,02  ║ 
║  2   10    52   2     -0,20     0,07  0,01   -0,21     0,08   0,01   -0,19     0,07   0,01  ║ 
║  2   10    53   2     -0,20     0,41  0,05   -0,21     0,44   0,04   -0,19     0,39   0,03  ║ 
║  2   10    54   2     -0,28     0,84  0,08   -0,30     0,90   0,07   -0,27     0,80   0,05  ║ 
║  2   10    55   2     -0,28     0,25  0,03   -0,30     0,26   0,02   -0,27     0,23   0,02  ║ 
║  2   10    56   2     -0,34     2,44  0,11   -0,36     2,62   0,10   -0,32     2,32   0,07  ║ 
║  2   10    57   2     -0,34     1,06  0,09   -0,36     1,14   0,08   -0,32     1,01   0,06  ║ 
║  2   10    58   2     -0,34     1,41  0,10   -0,36     1,52   0,09   -0,32     1,34   0,06  ║ 
║  2   10    59   2     -0,34     2,39  0,10   -0,36     2,57   0,09   -0,32     2,27   0,06  ║ 
║  2   10    60   2     -0,39     0,45  0,09   -0,42     0,48   0,08   -0,37     0,43   0,05  ║ 
║  2   10    61   2     -0,39     0,63  0,09   -0,42     0,68   0,08   -0,37     0,60   0,06  ║ 
║  2   10    62   2     -0,39     4,28  0,12   -0,42     4,60   0,11   -0,37     4,07   0,08  ║ 
║  2   10    63   2     -0,39     0,75  0,09   -0,42     0,81   0,08   -0,37     0,72   0,06  ║ 
║  2   10    64   2     -0,39     0,60  0,09   -0,42     0,64   0,08   -0,37     0,57   0,06  ║ 
║  2   10    65   2     -3,45    10,61  0,54   -4,11    12,63   0,54   -5,04    15,50   0,53  ║ 
║  2   10    66   2     -3,45     0,57  0,19   -4,11     0,68   0,19   -5,04     0,84   0,19  ║ 
║  2   10    67   2     -3,45     0,57  0,05   -4,11     0,68   0,05   -5,04     0,84   0,05  ║ 
║  2   10    68   2     -3,45     0,57  0,19   -4,11     0,68   0,19   -5,04     0,84   0,19  ║ 
║  2   10    69   2     -3,45    20,80  0,47   -4,11    24,78   0,47   -5,04    30,41   0,46  ║ 
║  2   10    70   2     -3,45    20,80  0,46   -4,11    24,78   0,46   -5,04    30,41   0,45  ║ 
║  2   10    71   2     -3,45    20,80  0,46   -4,11    24,78   0,46   -5,04    30,41   0,45  ║ 
║  2   10    72   2     -3,45    20,80  0,50   -4,11    24,78   0,50   -5,04    30,41   0,49  ║ 
║  2   10    73   2     -3,45     0,57  0,07   -4,11     0,68   0,07   -5,04     0,84   0,07  ║ 
║  2   10    74   2     -3,45     0,57  0,07   -4,11     0,68   0,07   -5,04     0,84   0,07  ║ 
║  2   10    75   2     -3,45     0,57  0,07   -4,11     0,68   0,07   -5,04     0,84   0,06  ║ 
║  2   10    76   2     -3,45    14,02  0,57   -4,11    16,70   0,57   -5,04    20,50   0,56  ║ 
║  2   10    77   2     -3,43    12,27  0,37   -4,09    14,62   0,37   -5,03    17,96   0,36  ║ 
║  2   10    78   2     -3,43    21,84  0,43   -4,09    26,02   0,43   -5,03    31,96   0,42  ║ 
║  2   10    79   2     -3,43    21,84  0,42   -4,09    26,02   0,42   -5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2   10    80   2     -3,43    12,84  0,40   -4,09    15,30   0,40   -5,03    18,79   0,39  ║ 
║  2   10    81   2     -3,43    11,70  0,37   -4,09    13,94   0,36   -5,03    17,12   0,36  ║ 
║  2   10    82   2     -3,43    21,84  0,42   -4,09    26,02   0,42   -5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2   10    83   2     -3,43    21,84  0,42   -4,09    26,02   0,42   -5,03    31,96   0,41  ║ 
║  2   10    84   2     -3,43    13,40  0,38   -4,09    15,97   0,38   -5,03    19,62   0,38  ║ 
║  2   10    85   2     -3,37    12,60  0,37   -4,03    15,04   0,36   -4,97    18,56   0,36  ║ 
║  2   10    86   2     -3,37    21,44  0,44   -4,03    25,59   0,44   -4,97    31,58   0,43  ║ 
║  2   10    87   2     -3,37    21,44  0,44   -4,03    25,59   0,44   -4,97    31,58   0,43  ║ 
║  2   10    88   2     -3,37    12,04  0,33   -4,03    14,38   0,33   -4,97    17,74   0,33  ║ 
║  2   10    89   2     -3,37    15,94  0,32   -4,03    19,03   0,32   -4,97    23,48   0,32  ║ 
║  2   10    90   2     -3,37    26,83  0,40   -4,03    32,03   0,40   -4,97    39,53   0,39  ║ 
║  2   10    91   2     -3,37    58,42  0,63   -4,03    69,74   0,63   -4,97    86,06   0,62  ║ 
║  2   10    92   2     -3,34    11,38  0,50   -3,99    13,60   0,50   -4,94    16,82   0,49  ║ 
║  2   10    93   2     -3,34    21,24  0,58   -3,99    25,38   0,58   -4,94    31,40   0,57  ║ 
║  2   10    94   2     -3,34    58,39  0,64   -3,99    69,77   0,64   -4,94    86,30   0,63  ║ 
║  2   10    95   2     -3,34    58,39  0,75   -3,99    69,77   0,74   -4,94    78,06   0,74  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   10    96   2     -3,34    21,24  0,47   -3,99    25,38   0,47   -4,94    31,40   0,46  ║ 
║  2   10    97   2     -3,34    19,07  0,45   -3,99    22,79   0,45   -4,94    28,19   0,45  ║ 
║  2   10    98   2     -3,34    24,46  0,49   -3,99    29,23   0,49   -4,94    36,15   0,49  ║ 
║  2   10    99   2     -3,34    22,32  0,45   -3,99    26,67   0,45   -4,94    32,99   0,45  ║ 
║  2   10   100   2     -3,34    17,98  0,46   -3,99    21,49   0,46   -4,94    26,58   0,46  ║ 
║  2   10   101   2     -3,28    51,43  0,57   -3,93    61,57   0,57   -4,88    76,49   0,56  ║ 
║  2   10   102   2     -3,28    70,18  0,73   -3,93    84,01   0,72   -4,88    96,70   0,72  ║ 
║  2   10   103   2     -1,41     3,00  0,13   -1,68     3,57   0,13   -2,07     4,40   0,13  ║ 
║  2   10   104   2      1,46     2,49  0,13    1,75     3,00   0,13    2,21     3,77   0,14  ║ 
║  2   10   105   2     -3,23    50,57  0,55   -3,87    60,65   0,55   -4,83    75,68   0,55  ║ 
║  2   10   106   2     -3,23    69,01  0,70   -3,87    82,75   0,70   -4,83    98,00   0,70  ║ 
║  2   10   107   2     -3,17    10,27  0,48   -3,81    12,34   0,48   -4,77    15,48   0,48  ║ 
║  2   10   108   2     -3,17    20,15  0,75   -3,81    24,21   0,75   -4,77    26,82   0,75  ║ 
║  2   10   109   2     -3,17    55,86  0,60   -3,81    67,12   0,60   -4,77    84,16   0,61  ║ 
║  2   10   110   2     -3,17    55,38  0,72   -3,81    66,54   0,72   -4,77    77,42   0,72  ║ 
║  2   10   111   2     -3,17    20,15  0,44   -3,81    24,21   0,44   -4,77    30,36   0,44  ║ 
║  2   10   112   2     -3,17    17,06  0,42   -3,81    20,50   0,43   -4,77    25,70   0,43  ║ 
║  2   10   113   2     -3,17   113,87  0,91   -3,81   124,63   0,91   -4,77   124,63   0,92  ║ 
║  2   10   114   2     -3,17    11,84  0,67   -3,81    14,23   0,67   -4,77    17,71   0,67  ║ 
║  2   10   115   2     -3,17     0,53  0,10   -3,81     0,63   0,10   -4,77     0,79   0,10  ║ 
║  2   10   116   2     -3,21     0,58  0,43   -3,85     0,69   0,43   -4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2   10   117   2     -3,21    54,01  1,00   -3,85    54,01   1,00   -4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2   10   118   2     -3,14    10,69  0,33   -3,78    12,86   0,33   -4,75    16,17   0,33  ║ 
║  2   10   119   2     -3,14    19,96  0,40   -3,78    24,00   0,40   -4,75    30,17   0,41  ║ 
║  2   10   120   2     -3,14    19,96  0,42   -3,78    24,00   0,42   -4,75    30,17   0,42  ║ 
║  2   10   121   2     -3,14    12,25  0,32   -3,78    14,73   0,32   -4,75    18,52   0,32  ║ 
║  2   10   122   2     -3,14    14,84  0,36   -3,78    17,85   0,36   -4,75    22,44   0,36  ║ 
║  2   10   123   2     -3,14    24,98  0,40   -3,78    30,04   0,41   -4,75    37,77   0,41  ║ 
║  2   10   124   2     -3,14    24,98  0,42   -3,78    30,04   0,42   -4,75    37,77   0,43  ║ 
║  2   10   125   2     -3,14    13,29  0,40   -3,78    15,98   0,40   -4,75    20,09   0,40  ║ 
║  2   10   126   2     -3,08    10,48  0,32   -3,71    12,63   0,32   -4,69    15,96   0,33  ║ 
║  2   10   127   2     -3,08    19,56  0,39   -3,71    23,57   0,39   -4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2   10   128   2     -3,08    19,56  0,38   -3,71    23,57   0,38   -4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2   10   129   2     -3,08    12,00  0,37   -3,71    14,47   0,37   -4,69    18,29   0,37  ║ 
║  2   10   130   2     -3,08    10,48  0,33   -3,71    12,63   0,33   -4,69    15,96   0,33  ║ 
║  2   10   131   2     -3,08    19,56  0,38   -3,71    23,57   0,38   -4,69    29,79   0,39  ║ 
║  2   10   132   2     -3,08    19,56  0,38   -3,71    23,57   0,38   -4,69    29,79   0,38  ║ 
║  2   10   133   2     -3,08    12,00  0,29   -3,71    14,47   0,29   -4,69    18,29   0,30  ║ 
║  2   10   134   2     -3,06     8,91  0,54   -3,69    10,75   0,54   -4,67    13,60   0,55  ║ 
║  2   10   135   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   136   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   137   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   138   2     -3,06    18,96  0,39   -3,69    22,87   0,39   -4,67    28,94   0,40  ║ 
║  2   10   139   2     -3,06    21,43  0,46   -3,69    25,84   0,46   -4,67    32,71   0,47  ║ 
║  2   10   140   2     -3,06    15,47  0,40   -3,69    18,66   0,40   -4,67    23,62   0,40  ║ 
║  2   10   141   2     -3,06    21,43  0,42   -3,69    25,84   0,42   -4,67    32,71   0,43  ║ 
║  2   10   142   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   143   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   144   2     -3,06     0,51  0,17   -3,69     0,61   0,17   -4,67     0,77   0,17  ║ 
║  2   10   145   2     -3,06    11,44  0,41   -3,69    13,79   0,41   -4,67    17,46   0,42  ║ 
║  2   10   146   2     -3,09    14,09  0,84   -3,72    16,85   0,84   -4,70    16,85   0,85  ║ 
║  2   10   147   2     -3,09     7,83  0,80   -3,72     9,43   0,80   -4,70     9,80   0,81  ║ 
║  2   10   148   2     -3,09    10,18  0,85   -3,72    12,02   0,85   -4,70    12,02   0,86  ║ 
║  2   10   149   2     -3,09     4,00  0,64   -3,72     4,82   0,64   -4,70     6,08   0,65  ║ 
║  2   10   150   2     -3,04    12,96  0,91   -3,67    14,24   0,92   -4,65    14,24   0,93  ║ 
║  2   10   151   2     -3,04    25,20  0,92   -3,67    27,39   0,93   -4,65    27,39   0,94  ║ 
║  2   10   152   2     -3,04     5,11  0,69   -3,67     6,16   0,70   -4,65     7,35   0,71  ║ 
║  2   10   153   2     -3,04    14,74  0,88   -3,67    16,70   0,89   -4,65    16,70   0,90  ║ 
║  2   10   154   2     -3,04     6,52  0,77   -3,67     7,87   0,78   -4,65     8,46   0,79  ║ 
║  2   10   155   2      2,07    51,15  0,39    2,43    60,03   0,38    2,83    69,85   0,36  ║ 
║  2   11     2   2      2,07    51,15  0,39    2,43    60,03   0,38    2,83    69,85   0,36  ║ 
║  2   11     3   2      1,92    40,54  0,31    2,26    47,74   0,31    2,65    56,11   0,29  ║ 
║  2   11     4   2      1,92     8,25  0,23    2,26     9,71   0,23    2,65    11,41   0,22  ║ 
║  2   11     5   2      1,92     4,71  0,20    2,26     5,55   0,20    2,65     6,52   0,18  ║ 
║  2   11     6   2      1,92     4,65  0,21    2,26     5,47   0,20    2,65     6,43   0,19  ║ 
║  2   11     7   2      1,92     5,90  0,19    2,26     6,95   0,19    2,65     8,17   0,18  ║ 
║  2   11     8   2      1,92    44,44  0,33    2,26    52,33   0,33    2,65    61,50   0,31  ║ 
║  2   11     9   2      1,82    37,77  0,26    2,15    44,58   0,25    2,54    52,78   0,24  ║ 
║  2   11    10   2      1,82    29,02  0,27    2,15    34,26   0,26    2,54    40,56   0,25  ║ 
║  2   11    11   2      1,82     6,19  0,17    2,15     7,31   0,17    2,54     8,65   0,16  ║ 
║  2   11    12   2      1,82    15,61  0,35    2,15    18,43   0,34    2,54    21,82   0,32  ║ 
║  2   11    13   2      1,82    15,61  0,35    2,15    18,43   0,34    2,54    21,82   0,32  ║ 
║  2   11    14   2      1,82     6,19  0,17    2,15     7,31   0,16    2,54     8,65   0,16  ║ 
║  2   11    15   2      1,82     7,39  0,19    2,15     8,73   0,18    2,54    10,33   0,17  ║ 
║  2   11    16   2      1,82    57,51  0,35    2,15    67,88   0,34    2,54    80,36   0,33  ║ 
║  2   11    17   2      1,76    34,72  0,25    2,08    41,05   0,25    2,47    48,82   0,24  ║ 
║  2   11    18   2      1,76    12,32  0,22    2,08    14,57   0,22    2,47    17,32   0,21  ║ 
║  2   11    19   2      1,76     3,70  0,12    2,08     4,38   0,12    2,47     5,20   0,12  ║ 
║  2   11    20   2      1,76     5,05  0,15    2,08     5,97   0,15    2,47     7,10   0,14  ║ 
║  2   11    21   2      1,76     5,46  0,15    2,08     6,45   0,15    2,47     7,68   0,14  ║ 
║  2   11    22   2      1,76     2,36  0,09    2,08     2,79   0,09    2,47     3,32   0,09  ║ 
║  2   11    23   2      1,76    12,32  0,23    2,08    14,57   0,22    2,47    17,32   0,21  ║ 
║  2   11    24   2      1,76    37,36  0,25    2,08    44,16   0,25    2,47    52,52   0,24  ║ 
║  2   11    25   2      1,71    33,76  0,25    2,03    39,96   0,25    2,42    47,72   0,23  ║ 
║  2   11    26   2      1,71    11,98  0,22    2,03    14,18   0,22    2,42    16,93   0,21  ║ 
║  2   11    27   2      1,71     7,53  0,16    2,03     8,91   0,16    2,42    10,64   0,15  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11    28   2      1,71     9,21  0,56    2,03    10,90   0,56    2,42    13,02   0,53  ║ 
║  2   11    29   2      1,71    16,31  0,23    2,03    19,30   0,23    2,42    23,05   0,22  ║ 
║  2   11    30   2      1,71    16,31  0,23    2,03    19,30   0,22    2,42    23,05   0,21  ║ 
║  2   11    31   2      1,71     9,21  0,56    2,03    10,90   0,56    2,42    13,02   0,53  ║ 
║  2   11    32   2      1,71     8,37  0,17    2,03     9,91   0,17    2,42    11,83   0,16  ║ 
║  2   11    33   2      1,71    11,98  0,22    2,03    14,18   0,22    2,42    16,93   0,21  ║ 
║  2   11    34   2      1,71    36,32  0,25    2,03    42,99   0,24    2,42    51,34   0,23  ║ 
║  2   11    35   2      1,65    49,12  0,32    1,96    58,24   0,31    2,35    69,90   0,30  ║ 
║  2   11    36   2      1,65     5,09  0,13    1,96     6,03   0,13    2,35     7,24   0,13  ║ 
║  2   11    37   2      1,65     5,63  0,17    1,96     6,68   0,17    2,35     8,01   0,16  ║ 
║  2   11    38   2      1,65     4,54  0,20    1,96     5,39   0,20    2,35     6,47   0,19  ║ 
║  2   11    39   2      1,65     5,63  0,22    1,96     6,68   0,22    2,35     8,01   0,21  ║ 
║  2   11    40   2      1,65     5,09  0,16    1,96     6,03   0,16    2,35     7,24   0,15  ║ 
║  2   11    41   2      1,65     7,27  0,16    1,96     8,62   0,16    2,35    10,35   0,16  ║ 
║  2   11    42   2      1,65    50,84  0,31    1,96    60,28   0,31    2,35    72,35   0,30  ║ 
║  2   11    43   2      1,55    46,14  0,37    1,85    54,88   0,37    2,24    66,50   0,35  ║ 
║  2   11    44   2      1,55     3,27  0,37    1,85     3,89   0,36    2,24     4,71   0,35  ║ 
║  2   11    45   2      1,55    47,75  0,32    1,85    56,80   0,31    2,24    68,83   0,31  ║ 
║  2   11    46   2      1,40    36,52  0,26    1,67    43,69   0,26    2,06    53,87   0,26  ║ 
║  2   11    47   2      1,40     2,94  0,16    1,67     3,52   0,16    2,06     4,33   0,15  ║ 
║  2   11    48   2      1,40     4,30  0,15    1,67     5,14   0,15    2,06     6,34   0,15  ║ 
║  2   11    49   2      1,40     6,60  0,16    1,67     7,90   0,16    2,06     9,74   0,16  ║ 
║  2   11    50   2      1,40     1,30  0,22    1,67     1,56   0,22    2,06     1,92   0,22  ║ 
║  2   11    51   2      1,40    10,00  0,26    1,67    11,97   0,26    2,06    14,75   0,26  ║ 
║  2   11    52   2      1,40     0,53  0,07    1,67     0,63   0,07    2,06     0,78   0,07  ║ 
║  2   11    53   2      1,40     2,89  0,33    1,67     3,46   0,33    2,06     4,26   0,33  ║ 
║  2   11    54   2      1,27     3,80  0,37    1,53     4,58   0,37    1,92     5,74   0,37  ║ 
║  2   11    55   2      1,27     1,11  0,12    1,53     1,34   0,12    1,92     1,68   0,12  ║ 
║  2   11    56   2      1,19     8,58  0,38    1,43    10,37   0,38    1,82    13,16   0,39  ║ 
║  2   11    57   2      1,19     3,73  0,32    1,43     4,51   0,32    1,82     5,72   0,33  ║ 
║  2   11    58   2      1,19     4,97  0,34    1,43     6,01   0,34    1,82     7,63   0,35  ║ 
║  2   11    59   2      1,19     8,41  0,34    1,43    10,16   0,34    1,82    12,90   0,35  ║ 
║  2   11    60   2      1,10     1,26  0,24    1,34     1,53   0,24    1,72     1,97   0,25  ║ 
║  2   11    61   2      1,10     1,77  0,25    1,34     2,15   0,25    1,72     2,77   0,26  ║ 
║  2   11    62   2      1,10    12,02  0,34    1,34    14,61   0,34    1,72    18,81   0,35  ║ 
║  2   11    63   2      1,10     2,11  0,26    1,34     2,56   0,27    1,72     3,30   0,27  ║ 
║  2   11    64   2      1,10     1,68  0,25    1,34     2,04   0,26    1,72     2,63   0,26  ║ 
║  2   11    65   2     -3,57    10,98  0,56   -4,26    13,09   0,56   -5,22    16,07   0,55  ║ 
║  2   11    66   2     -3,57     0,59  0,20   -4,26     0,71   0,20   -5,22     0,87   0,19  ║ 
║  2   11    67   2     -3,57     0,59  0,06   -4,26     0,71   0,06   -5,22     0,87   0,05  ║ 
║  2   11    68   2     -3,57     0,59  0,20   -4,26     0,71   0,20   -5,22     0,87   0,19  ║ 
║  2   11    69   2     -3,57    21,53  0,49   -4,26    25,68   0,49   -5,22    31,51   0,48  ║ 
║  2   11    70   2     -3,57    21,53  0,48   -4,26    25,68   0,47   -5,22    31,51   0,46  ║ 
║  2   11    71   2     -3,57    21,53  0,48   -4,26    25,68   0,48   -5,22    31,51   0,47  ║ 
║  2   11    72   2     -3,57    21,53  0,52   -4,26    25,68   0,51   -5,22    31,51   0,50  ║ 
║  2   11    73   2     -3,57     0,59  0,08   -4,26     0,71   0,08   -5,22     0,87   0,08  ║ 
║  2   11    74   2     -3,57     0,59  0,07   -4,26     0,71   0,07   -5,22     0,87   0,07  ║ 
║  2   11    75   2     -3,57     0,59  0,07   -4,26     0,71   0,07   -5,22     0,87   0,07  ║ 
║  2   11    76   2     -3,57    14,51  0,59   -4,26    17,31   0,59   -5,22    21,24   0,58  ║ 
║  2   11    77   2     -3,55    12,68  0,38   -4,23    15,12   0,38   -5,20    18,58   0,37  ║ 
║  2   11    78   2     -3,55    22,57  0,44   -4,23    26,92   0,44   -5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2   11    79   2     -3,55    22,57  0,44   -4,23    26,92   0,44   -5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2   11    80   2     -3,55    13,26  0,41   -4,23    15,82   0,41   -5,20    19,44   0,40  ║ 
║  2   11    81   2     -3,55    12,09  0,38   -4,23    14,42   0,38   -5,20    17,72   0,37  ║ 
║  2   11    82   2     -3,55    22,57  0,44   -4,23    26,92   0,44   -5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2   11    83   2     -3,55    22,57  0,44   -4,23    26,92   0,43   -5,20    33,07   0,43  ║ 
║  2   11    84   2     -3,55    13,85  0,40   -4,23    16,52   0,40   -5,20    20,30   0,39  ║ 
║  2   11    85   2     -3,45    12,91  0,38   -4,13    15,42   0,37   -5,09    19,03   0,37  ║ 
║  2   11    86   2     -3,45    21,96  0,45   -4,13    26,24   0,45   -5,09    32,38   0,45  ║ 
║  2   11    87   2     -3,45    21,96  0,45   -4,13    26,24   0,45   -5,09    32,38   0,44  ║ 
║  2   11    88   2     -3,45    12,34  0,34   -4,13    14,74   0,34   -5,09    18,19   0,34  ║ 
║  2   11    89   2     -3,45    16,33  0,33   -4,13    19,51   0,33   -5,09    24,08   0,33  ║ 
║  2   11    90   2     -3,45    27,49  0,41   -4,13    32,85   0,41   -5,09    40,53   0,40  ║ 
║  2   11    91   2     -3,45    59,86  0,65   -4,13    71,51   0,64   -5,09    88,24   0,64  ║ 
║  2   11    92   2     -3,41    11,61  0,51   -4,07    13,88   0,51   -5,04    17,17   0,50  ║ 
║  2   11    93   2     -3,41    21,67  0,59   -4,07    25,91   0,59   -5,04    32,04   0,58  ║ 
║  2   11    94   2     -3,41    59,56  0,65   -4,07    71,22   0,65   -5,04    88,08   0,64  ║ 
║  2   11    95   2     -3,41    59,56  0,76   -4,07    71,22   0,76   -5,04    78,06   0,75  ║ 
║  2   11    96   2     -3,41    21,67  0,48   -4,07    25,91   0,48   -5,04    32,04   0,47  ║ 
║  2   11    97   2     -3,41    19,46  0,46   -4,07    23,27   0,46   -5,04    28,78   0,45  ║ 
║  2   11    98   2     -3,41    24,95  0,50   -4,07    29,84   0,50   -5,04    36,90   0,50  ║ 
║  2   11    99   2     -3,41    22,77  0,46   -4,07    27,22   0,46   -5,04    33,67   0,46  ║ 
║  2   11   100   2     -3,41    18,35  0,47   -4,07    21,94   0,47   -5,04    27,13   0,46  ║ 
║  2   11   101   2     -3,32    52,03  0,58   -3,98    62,31   0,57   -4,94    77,40   0,57  ║ 
║  2   11   102   2     -3,32    71,00  0,73   -3,98    85,02   0,73   -4,94    96,70   0,73  ║ 
║  2   11   103   2      0,10     0,20  0,01    0,10     0,21   0,01    0,06     0,12   0,00  ║ 
║  2   11   104   2      2,94     5,03  0,27    3,51     6,00   0,27    4,30     7,36   0,26  ║ 
║  2   11   105   2     -3,24    50,74  0,56   -3,88    60,85   0,56   -4,85    75,93   0,55  ║ 
║  2   11   106   2     -3,24    69,24  0,71   -3,88    83,03   0,71   -4,85    98,00   0,70  ║ 
║  2   11   107   2     -3,15    10,21  0,48   -3,78    12,26   0,48   -4,75    15,38   0,48  ║ 
║  2   11   108   2     -3,15    20,03  0,75   -3,78    24,06   0,75   -4,75    26,82   0,75  ║ 
║  2   11   109   2     -3,15    55,52  0,60   -3,78    66,70   0,60   -4,75    83,64   0,60  ║ 
║  2   11   110   2     -3,15    55,05  0,71   -3,78    66,13   0,71   -4,75    77,42   0,71  ║ 
║  2   11   111   2     -3,15    20,03  0,43   -3,78    24,06   0,43   -4,75    30,17   0,43  ║ 
║  2   11   112   2     -3,15    16,96  0,42   -3,78    20,37   0,42   -4,75    25,55   0,42  ║ 
║  2   11   113   2     -3,15   113,18  0,91   -3,78   124,63   0,91   -4,75   124,63   0,91  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11   114   2     -3,15    11,77  0,66   -3,78    14,14   0,67   -4,75    17,71   0,67  ║ 
║  2   11   115   2     -3,15     0,52  0,10   -3,78     0,63   0,10   -4,75     0,79   0,10  ║ 
║  2   11   116   2     -3,21     0,58  0,43   -3,85     0,69   0,43   -4,81     0,87   0,43  ║ 
║  2   11   117   2     -3,21    54,01  1,00   -3,85    54,01   1,00   -4,81    54,01   1,00  ║ 
║  2   11   118   2     -3,10    10,58  0,33   -3,73    12,72   0,33   -4,69    15,99   0,33  ║ 
║  2   11   119   2     -3,10    19,74  0,40   -3,73    23,73   0,40   -4,69    29,84   0,40  ║ 
║  2   11   120   2     -3,10    19,74  0,42   -3,73    23,73   0,42   -4,69    29,84   0,42  ║ 
║  2   11   121   2     -3,10    12,11  0,31   -3,73    14,57   0,31   -4,69    18,32   0,32  ║ 
║  2   11   122   2     -3,10    14,68  0,35   -3,73    17,65   0,35   -4,69    22,19   0,36  ║ 
║  2   11   123   2     -3,10    24,71  0,40   -3,73    29,71   0,40   -4,69    37,35   0,40  ║ 
║  2   11   124   2     -3,10    24,71  0,42   -3,73    29,71   0,42   -4,69    37,35   0,42  ║ 
║  2   11   125   2     -3,10    13,14  0,39   -3,73    15,80   0,39   -4,69    19,87   0,40  ║ 
║  2   11   126   2     -3,01    10,25  0,31   -3,63    12,35   0,31   -4,59    15,62   0,32  ║ 
║  2   11   127   2     -3,01    19,14  0,38   -3,63    23,05   0,38   -4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2   11   128   2     -3,01    19,14  0,37   -3,63    23,05   0,37   -4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2   11   129   2     -3,01    11,74  0,36   -3,63    14,15   0,36   -4,59    17,89   0,36  ║ 
║  2   11   130   2     -3,01    10,25  0,32   -3,63    12,35   0,32   -4,59    15,62   0,32  ║ 
║  2   11   131   2     -3,01    19,14  0,37   -3,63    23,05   0,37   -4,59    29,16   0,38  ║ 
║  2   11   132   2     -3,01    19,14  0,37   -3,63    23,05   0,37   -4,59    29,16   0,37  ║ 
║  2   11   133   2     -3,01    11,74  0,29   -3,63    14,15   0,29   -4,59    17,89   0,29  ║ 
║  2   11   134   2     -2,99     8,70  0,53   -3,60    10,48   0,53   -4,56    13,28   0,54  ║ 
║  2   11   135   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   136   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   137   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   138   2     -2,99    18,51  0,38   -3,60    22,31   0,38   -4,56    28,25   0,39  ║ 
║  2   11   139   2     -2,99    20,91  0,45   -3,60    25,21   0,45   -4,56    31,92   0,46  ║ 
║  2   11   140   2     -2,99    15,10  0,39   -3,60    18,20   0,39   -4,56    23,05   0,39  ║ 
║  2   11   141   2     -2,99    20,91  0,41   -3,60    25,21   0,41   -4,56    31,92   0,42  ║ 
║  2   11   142   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   143   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   144   2     -2,99     0,50  0,17   -3,60     0,60   0,17   -4,56     0,76   0,17  ║ 
║  2   11   145   2     -2,99    11,16  0,40   -3,60    13,45   0,40   -4,56    17,04   0,41  ║ 
║  2   11   146   2     -3,03    13,82  0,82   -3,65    16,65   0,82   -4,61    16,85   0,83  ║ 
║  2   11   147   2     -3,03     7,68  0,78   -3,65     9,25   0,79   -4,61     9,80   0,79  ║ 
║  2   11   148   2     -3,03     9,99  0,83   -3,65    12,02   0,83   -4,61    12,02   0,84  ║ 
║  2   11   149   2     -3,03     3,92  0,63   -3,65     4,72   0,63   -4,61     5,96   0,64  ║ 
║  2   11   150   2     -2,95    12,59  0,88   -3,56    14,24   0,89   -4,52    14,24   0,90  ║ 
║  2   11   151   2     -2,95    24,50  0,89   -3,56    27,39   0,90   -4,52    27,39   0,91  ║ 
║  2   11   152   2     -2,95     4,96  0,68   -3,56     5,99   0,68   -4,52     7,35   0,69  ║ 
║  2   11   153   2     -2,95    14,33  0,86   -3,56    16,70   0,86   -4,52    16,70   0,88  ║ 
║  2   11   154   2     -2,95     6,34  0,75   -3,56     7,65   0,75   -4,52     8,46   0,77  ║ 
║  2   11   155   2      3,39    83,53  0,64    4,06   100,23   0,64    5,00   123,38   0,63  ║ 
║  2   12     2   2      3,39    83,53  0,64    4,06   100,23   0,64    5,00   123,38   0,63  ║ 
║  2   12     3   2      3,23    68,35  0,53    3,88    82,01   0,53    4,81   101,58   0,52  ║ 
║  2   12     4   2      3,23    13,90  0,40    3,88    16,68   0,40    4,81    20,66   0,39  ║ 
║  2   12     5   2      3,23     7,94  0,34    3,88     9,53   0,34    4,81    11,80   0,33  ║ 
║  2   12     6   2      3,23     7,84  0,35    3,88     9,40   0,35    4,81    11,65   0,34  ║ 
║  2   12     7   2      3,23     9,95  0,33    3,88    11,94   0,33    4,81    14,79   0,32  ║ 
║  2   12     8   2      3,23    74,91  0,56    3,88    89,89   0,56    4,81   111,34   0,56  ║ 
║  2   12     9   2      3,13    65,13  0,44    3,76    78,15   0,44    4,68    97,22   0,44  ║ 
║  2   12    10   2      3,13    50,05  0,46    3,76    60,06   0,46    4,68    74,71   0,46  ║ 
║  2   12    11   2      3,13    10,68  0,30    3,76    12,81   0,30    4,68    15,94   0,30  ║ 
║  2   12    12   2      3,13    26,93  0,60    3,76    32,31   0,60    4,68    40,19   0,60  ║ 
║  2   12    13   2      3,13    26,93  0,60    3,76    32,31   0,60    4,68    40,19   0,60  ║ 
║  2   12    14   2      3,13    10,68  0,29    3,76    12,81   0,29    4,68    15,94   0,29  ║ 
║  2   12    15   2      3,13    12,75  0,32    3,76    15,30   0,32    4,68    19,03   0,32  ║ 
║  2   12    16   2      3,13    99,17  0,60    3,76   119,00   0,60    4,68   148,03   0,60  ║ 
║  2   12    17   2      3,08    60,72  0,45    3,69    72,86   0,45    4,61    90,88   0,44  ║ 
║  2   12    18   2      3,08    21,55  0,39    3,69    25,86   0,39    4,61    32,25   0,39  ║ 
║  2   12    19   2      3,08     6,47  0,22    3,69     7,77   0,22    4,61     9,69   0,22  ║ 
║  2   12    20   2      3,08     8,83  0,26    3,69    10,60   0,26    4,60    13,22   0,26  ║ 
║  2   12    21   2      3,08     9,55  0,27    3,69    11,46   0,27    4,60    14,29   0,27  ║ 
║  2   12    22   2      3,08     4,13  0,17    3,69     4,96   0,17    4,61     6,18   0,17  ║ 
║  2   12    23   2      3,08    21,55  0,40    3,69    25,86   0,40    4,61    32,25   0,39  ║ 
║  2   12    24   2      3,08    65,33  0,44    3,69    78,39   0,44    4,61    97,77   0,44  ║ 
║  2   12    25   2      3,03    59,77  0,44    3,64    71,72   0,44    4,54    89,65   0,44  ║ 
║  2   12    26   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2   12    27   2      3,03    13,32  0,28    3,64    15,99   0,28    4,54    19,98   0,28  ║ 
║  2   12    28   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2   12    29   2      3,03    28,87  0,41    3,64    34,65   0,41    4,54    43,31   0,41  ║ 
║  2   12    30   2      3,03    28,87  0,40    3,64    34,65   0,40    4,54    43,31   0,40  ║ 
║  2   12    31   2      3,03    16,31  1,00    3,64    16,31   1,00    4,54    16,31   1,00  ║ 
║  2   12    32   2      3,03    14,82  0,30    3,64    17,78   0,30    4,54    22,23   0,30  ║ 
║  2   12    33   2      3,03    21,21  0,39    3,64    25,45   0,39    4,54    31,82   0,39  ║ 
║  2   12    34   2      3,03    64,30  0,44    3,64    77,16   0,44    4,54    96,46   0,44  ║ 
║  2   12    35   2      2,97    88,32  0,57    3,57   105,98   0,57    4,47   132,84   0,57  ║ 
║  2   12    36   2      2,97     9,15  0,24    3,57    10,97   0,24    4,47    13,76   0,24  ║ 
║  2   12    37   2      2,97    10,13  0,31    3,57    12,15   0,31    4,47    15,23   0,31  ║ 
║  2   12    38   2      2,97     8,17  0,36    3,57     9,80   0,36    4,47    12,29   0,36  ║ 
║  2   12    39   2      2,97    10,13  0,39    3,57    12,15   0,39    4,47    15,23   0,40  ║ 
║  2   12    40   2      2,97     9,15  0,29    3,57    10,97   0,29    4,47    13,76   0,29  ║ 
║  2   12    41   2      2,97    13,07  0,29    3,57    15,69   0,29    4,47    19,66   0,29  ║ 
║  2   12    42   2      2,97    91,40  0,56    3,57   109,68   0,56    4,47   137,48   0,56  ║ 
║  2   12    43   2      2,87    85,37  0,68    3,45   102,46   0,68    4,34   124,92   0,69  ║ 
║  2   12    44   2      2,87     6,04  0,68    3,45     7,25   0,68    4,34     8,90   0,68  ║ 
║  2   12    45   2      2,87    88,36  0,59    3,45   106,04   0,59    4,34   133,58   0,59  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12    46   2      2,72    71,10  0,51    3,26    85,34   0,51    4,15   108,42   0,52  ║ 
║  2   12    47   2      2,72     5,72  0,30    3,26     6,87   0,30    4,15     8,72   0,31  ║ 
║  2   12    48   2      2,72     8,37  0,29    3,26    10,04   0,29    4,15    12,76   0,30  ║ 
║  2   12    49   2      2,72    12,86  0,32    3,26    15,43   0,32    4,15    19,60   0,32  ║ 
║  2   12    50   2      2,72     2,53  0,43    3,26     3,04   0,43    4,15     3,86   0,43  ║ 
║  2   12    51   2      2,72    19,48  0,50    3,26    23,37   0,51    4,15    29,70   0,51  ║ 
║  2   12    52   2      2,72     1,03  0,14    3,26     1,24   0,14    4,15     1,57   0,14  ║ 
║  2   12    53   2      2,72     5,63  0,64    3,26     6,75   0,64    4,15     8,58   0,65  ║ 
║  2   12    54   2      2,60     7,77  0,76    3,12     9,32   0,76    3,99    10,24   0,78  ║ 
║  2   12    55   2      2,60     2,27  0,24    3,12     2,73   0,24    3,99     3,49   0,25  ║ 
║  2   12    56   2      2,51    18,16  0,81    3,01    21,80   0,81    3,88    22,45   0,83  ║ 
║  2   12    57   2      2,51     7,90  0,68    3,01     9,48   0,68    3,88    11,58   0,70  ║ 
║  2   12    58   2      2,51    10,53  0,72    3,01    12,63   0,72    3,88    14,70   0,74  ║ 
║  2   12    59   2      2,51    17,80  0,72    3,01    21,37   0,72    3,88    24,71   0,74  ║ 
║  2   12    60   2      2,43     2,77  0,53    2,92     3,33   0,53    3,77     4,30   0,55  ║ 
║  2   12    61   2      2,43     3,89  0,55    2,92     4,67   0,55    3,77     6,05   0,57  ║ 
║  2   12    62   2      2,43    26,49  0,74    2,92    31,79   0,74    3,77    35,63   0,77  ║ 
║  2   12    63   2      2,43     4,65  0,58    2,92     5,58   0,58    3,77     7,23   0,60  ║ 
║  2   12    64   2      2,43     3,71  0,56    2,92     4,45   0,56    3,77     5,76   0,57  ║ 
║  2   12    65   2     -2,24     6,89  0,35   -2,68     8,24   0,35   -3,25    10,01   0,34  ║ 
║  2   12    66   2     -2,24     0,37  0,13   -2,68     0,44   0,12   -3,25     0,54   0,12  ║ 
║  2   12    67   2     -2,24     0,37  0,03   -2,68     0,44   0,03   -3,25     0,54   0,03  ║ 
║  2   12    68   2     -2,24     0,37  0,13   -2,68     0,44   0,12   -3,25     0,54   0,12  ║ 
║  2   12    69   2     -2,24    13,51  0,31   -2,68    16,17   0,31   -3,25    19,63   0,30  ║ 
║  2   12    70   2     -2,24    13,51  0,30   -2,68    16,17   0,30   -3,25    19,63   0,29  ║ 
║  2   12    71   2     -2,24    13,51  0,30   -2,68    16,17   0,30   -3,25    19,63   0,29  ║ 
║  2   12    72   2     -2,24    13,51  0,32   -2,68    16,17   0,32   -3,25    19,63   0,31  ║ 
║  2   12    73   2     -2,24     0,37  0,05   -2,68     0,44   0,05   -3,25     0,54   0,05  ║ 
║  2   12    74   2     -2,24     0,37  0,05   -2,68     0,44   0,05   -3,25     0,54   0,04  ║ 
║  2   12    75   2     -2,24     0,37  0,04   -2,68     0,44   0,04   -3,25     0,54   0,04  ║ 
║  2   12    76   2     -2,24     9,11  0,37   -2,68    10,90   0,37   -3,25    13,23   0,36  ║ 
║  2   12    77   2     -2,22     7,93  0,24   -2,66     9,49   0,24   -3,23    11,53   0,23  ║ 
║  2   12    78   2     -2,22    14,12  0,28   -2,66    16,89   0,28   -3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2   12    79   2     -2,22    14,12  0,27   -2,66    16,89   0,27   -3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2   12    80   2     -2,22     8,30  0,26   -2,66     9,93   0,26   -3,23    12,07   0,25  ║ 
║  2   12    81   2     -2,22     7,56  0,24   -2,66     9,05   0,24   -3,23    11,00   0,23  ║ 
║  2   12    82   2     -2,22    14,12  0,27   -2,66    16,89   0,27   -3,23    20,53   0,27  ║ 
║  2   12    83   2     -2,22    14,12  0,27   -2,66    16,89   0,27   -3,23    20,53   0,26  ║ 
║  2   12    84   2     -2,22     8,67  0,25   -2,66    10,37   0,25   -3,23    12,60   0,24  ║ 
║  2   12    85   2     -2,13     7,95  0,23   -2,54     9,51   0,23   -3,11    11,62   0,23  ║ 
║  2   12    86   2     -2,13    13,52  0,28   -2,54    16,18   0,28   -3,11    19,77   0,27  ║ 
║  2   12    87   2     -2,13    13,52  0,28   -2,54    16,18   0,28   -3,11    19,77   0,27  ║ 
║  2   12    88   2     -2,13     7,60  0,21   -2,54     9,09   0,21   -3,11    11,10   0,21  ║ 
║  2   12    89   2     -2,13    10,06  0,20   -2,54    12,03   0,20   -3,11    14,70   0,20  ║ 
║  2   12    90   2     -2,13    16,93  0,25   -2,54    20,25   0,25   -3,11    24,74   0,25  ║ 
║  2   12    91   2     -2,13    36,85  0,40   -2,54    44,10   0,40   -3,11    53,86   0,39  ║ 
║  2   12    92   2     -2,08     7,09  0,31   -2,49     8,48   0,31   -3,05    10,39   0,30  ║ 
║  2   12    93   2     -2,08    13,23  0,36   -2,49    15,83   0,36   -3,05    19,39   0,35  ║ 
║  2   12    94   2     -2,08    36,37  0,40   -2,49    43,52   0,40   -3,05    53,30   0,39  ║ 
║  2   12    95   2     -2,08    36,37  0,47   -2,49    43,52   0,46   -3,05    53,30   0,46  ║ 
║  2   12    96   2     -2,08    13,23  0,29   -2,49    15,83   0,29   -3,05    19,39   0,29  ║ 
║  2   12    97   2     -2,08    11,88  0,28   -2,49    14,22   0,28   -3,05    17,41   0,27  ║ 
║  2   12    98   2     -2,08    15,24  0,31   -2,49    18,23   0,31   -3,05    22,33   0,30  ║ 
║  2   12    99   2     -2,08    13,90  0,28   -2,49    16,64   0,28   -3,05    20,38   0,28  ║ 
║  2   12   100   2     -2,08    11,20  0,29   -2,49    13,41   0,29   -3,05    16,42   0,28  ║ 
║  2   12   101   2     -2,00    31,26  0,35   -2,39    37,40   0,34   -2,94    46,06   0,34  ║ 
║  2   12   102   2     -2,00    42,66  0,44   -2,39    51,04   0,44   -2,94    62,85   0,43  ║ 
║  2   12   103   2      1,85     3,93  0,17    2,22     4,72   0,17    2,81     5,98   0,18  ║ 
║  2   12   104   2      3,49     5,97  0,32    4,19     7,16   0,32    5,24     8,95   0,32  ║ 
║  2   12   105   2     -1,91    29,99  0,33   -2,29    35,88   0,33   -2,84    44,43   0,32  ║ 
║  2   12   106   2     -1,91    40,92  0,42   -2,29    48,95   0,42   -2,84    60,62   0,41  ║ 
║  2   12   107   2     -1,83     5,92  0,28   -2,18     7,08   0,28   -2,72     8,83   0,27  ║ 
║  2   12   108   2     -1,83    11,61  0,43   -2,18    13,89   0,43   -2,72    17,31   0,43  ║ 
║  2   12   109   2     -1,83    32,19  0,35   -2,18    38,51   0,35   -2,72    48,00   0,35  ║ 
║  2   12   110   2     -1,83    31,92  0,41   -2,18    38,18   0,41   -2,72    47,59   0,41  ║ 
║  2   12   111   2     -1,83    11,61  0,25   -2,18    13,89   0,25   -2,72    17,31   0,25  ║ 
║  2   12   112   2     -1,83     9,83  0,24   -2,18    11,76   0,24   -2,72    14,66   0,24  ║ 
║  2   12   113   2     -1,83    65,62  0,53   -2,18    78,50   0,52   -2,72    97,84   0,52  ║ 
║  2   12   114   2     -1,83     6,82  0,39   -2,18     8,16   0,38   -2,72    10,18   0,38  ║ 
║  2   12   115   2     -1,83     0,30  0,06   -2,18     0,36   0,06   -2,72     0,45   0,06  ║ 
║  2   12   116   2     -1,88     0,34  0,25   -2,25     0,41   0,25   -2,80     0,50   0,25  ║ 
║  2   12   117   2     -1,88    31,70  0,59   -2,25    37,93   0,59   -2,80    47,08   0,58  ║ 
║  2   12   118   2     -1,78     6,07  0,19   -2,13     7,26   0,19   -2,67     9,08   0,19  ║ 
║  2   12   119   2     -1,78    11,33  0,23   -2,13    13,55   0,23   -2,67    16,95   0,23  ║ 
║  2   12   120   2     -1,78    11,33  0,24   -2,13    13,55   0,24   -2,67    16,95   0,24  ║ 
║  2   12   121   2     -1,78     6,95  0,18   -2,13     8,32   0,18   -2,67    10,40   0,18  ║ 
║  2   12   122   2     -1,78     8,42  0,20   -2,13    10,07   0,20   -2,67    12,60   0,20  ║ 
║  2   12   123   2     -1,78    14,18  0,23   -2,13    16,96   0,23   -2,67    21,21   0,23  ║ 
║  2   12   124   2     -1,78    14,18  0,24   -2,13    16,96   0,24   -2,67    21,21   0,24  ║ 
║  2   12   125   2     -1,78     7,54  0,23   -2,13     9,02   0,22   -2,67    11,28   0,23  ║ 
║  2   12   126   2     -1,69     5,75  0,18   -2,02     6,88   0,18   -2,55     8,67   0,18  ║ 
║  2   12   127   2     -1,69    10,73  0,21   -2,02    12,84   0,21   -2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2   12   128   2     -1,69    10,73  0,21   -2,02    12,84   0,21   -2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2   12   129   2     -1,69     6,59  0,20   -2,02     7,88   0,20   -2,55     9,93   0,20  ║ 
║  2   12   130   2     -1,69     5,75  0,18   -2,02     6,88   0,18   -2,55     8,67   0,18  ║ 
║  2   12   131   2     -1,69    10,73  0,21   -2,02    12,84   0,21   -2,55    16,19   0,21  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

301 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12   132   2     -1,69    10,73  0,21   -2,02    12,84   0,21   -2,55    16,19   0,21  ║ 
║  2   12   133   2     -1,69     6,59  0,16   -2,02     7,88   0,16   -2,55     9,93   0,16  ║ 
║  2   12   134   2     -1,67     4,85  0,29   -1,99     5,80   0,29   -2,52     7,33   0,30  ║ 
║  2   12   135   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   136   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   137   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   138   2     -1,67    10,32  0,21   -1,99    12,34   0,21   -2,52    15,60   0,21  ║ 
║  2   12   139   2     -1,67    11,66  0,25   -1,99    13,95   0,25   -2,52    17,62   0,25  ║ 
║  2   12   140   2     -1,67     8,42  0,22   -1,99    10,07   0,22   -2,52    12,73   0,22  ║ 
║  2   12   141   2     -1,67    11,66  0,23   -1,99    13,95   0,23   -2,52    17,62   0,23  ║ 
║  2   12   142   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   143   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   144   2     -1,67     0,28  0,09   -1,99     0,33   0,09   -2,52     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   145   2     -1,67     6,22  0,22   -1,99     7,44   0,22   -2,52     9,41   0,22  ║ 
║  2   12   146   2     -1,71     7,80  0,46   -2,05     9,33   0,46   -2,57    11,74   0,46  ║ 
║  2   12   147   2     -1,71     4,33  0,44   -2,05     5,18   0,44   -2,57     6,52   0,44  ║ 
║  2   12   148   2     -1,71     5,64  0,47   -2,05     6,74   0,47   -2,57     8,48   0,47  ║ 
║  2   12   149   2     -1,71     2,21  0,35   -2,05     2,65   0,35   -2,57     3,33   0,36  ║ 
║  2   12   150   2     -1,63     6,96  0,49   -1,95     8,32   0,49   -2,47    10,55   0,49  ║ 
║  2   12   151   2     -1,63    13,54  0,49   -1,95    16,19   0,49   -2,47    20,52   0,50  ║ 
║  2   12   152   2     -1,63     2,74  0,37   -1,95     3,28   0,37   -2,47     4,16   0,38  ║ 
║  2   12   153   2     -1,63     7,92  0,47   -1,95     9,47   0,47   -2,47    12,00   0,48  ║ 
║  2   12   154   2     -1,63     3,50  0,41   -1,95     4,19   0,41   -2,47     5,31   0,42  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1     1   2      7,49    89,38  0,82    8,33    99,33   0,76    9,52   108,44   0,70  ║ 
║  3    1     2   2      7,49    89,38  0,82    8,33    99,33   0,76    9,52   108,44   0,70  ║ 
║  3    1     3   2      7,85    79,48  0,74    8,91    90,20   0,70   10,45   105,80   0,66  ║ 
║  3    1     4   2      7,85    11,44  0,41    8,91    12,98   0,39   10,45    15,22   0,37  ║ 
║  3    1     5   2      7,85     5,39  0,29    8,91     6,12   0,28   10,45     7,18   0,26  ║ 
║  3    1     6   2      7,85     5,30  0,29    8,91     6,02   0,27   10,45     7,06   0,26  ║ 
║  3    1     7   2      7,85     7,29  0,31    8,91     8,27   0,29   10,45     9,70   0,28  ║ 
║  3    1     8   2      7,85    87,64  0,80    8,91    99,46   0,75   10,45   110,08   0,71  ║ 
║  3    1     9   2      8,08    80,31  0,66    9,28    92,26   0,63   11,04   109,81   0,60  ║ 
║  3    1    10   2      8,08    60,26  0,69    9,28    69,23   0,66   11,04    82,40   0,62  ║ 
║  3    1    11   2      8,08     8,60  0,30    9,28     9,88   0,29   11,04    11,76   0,27  ║ 
║  3    1    12   2      8,08    12,13  0,35    9,28    13,94   0,33   11,04    16,59   0,32  ║ 
║  3    1    13   2      8,08    14,63  0,39    9,28    16,81   0,37   11,04    20,01   0,36  ║ 
║  3    1    14   2      8,08     8,60  0,29    9,28     9,88   0,27   11,04    11,76   0,26  ║ 
║  3    1    15   2      8,08    69,71  0,72    9,28    80,09   0,69   11,04    95,33   0,66  ║ 
║  3    1    16   2      8,08    76,58  0,64    9,28    87,98   0,61   11,04   104,72   0,58  ║ 
║  3    1    17   2      8,21    77,22  0,68    9,50    89,32   0,66   11,39   107,16   0,63  ║ 
║  3    1    18   2      8,21    22,82  0,49    9,50    26,40   0,47   11,39    31,67   0,45  ║ 
║  3    1    19   2      8,21     5,22  0,20    9,49     6,03   0,19   11,39     7,24   0,18  ║ 
║  3    1    20   2      8,21     8,88  0,29    9,50    10,28   0,28   11,40    12,33   0,27  ║ 
║  3    1    21   2      8,21     9,87  0,31    9,50    11,42   0,30   11,40    13,70   0,29  ║ 
║  3    1    22   2      8,21     2,59  0,12    9,50     3,00   0,12   11,39     3,60   0,12  ║ 
║  3    1    23   2      8,21    22,82  0,50    9,50    26,40   0,48   11,39    31,67   0,46  ║ 
║  3    1    24   2      8,21    83,53  0,68    9,50    96,62   0,66   11,39   115,91   0,63  ║ 
║  3    1    25   2      8,32    78,24  0,69    9,67    90,98   0,67   11,68   109,83   0,65  ║ 
║  3    1    26   2      8,32    23,12  0,51    9,67    26,89   0,49   11,68    32,46   0,48  ║ 
║  3    1    27   2      8,32    12,50  0,33    9,67    14,53   0,32   11,68    17,54   0,31  ║ 
║  3    1    28   2      8,32    16,38  0,82    9,67    19,05   0,80   11,68    19,94   0,77  ║ 
║  3    1    29   2      8,32    34,06  0,60    9,67    39,61   0,58   11,68    47,81   0,56  ║ 
║  3    1    30   2      8,32    34,06  0,58    9,67    39,61   0,56   11,68    47,81   0,54  ║ 
║  3    1    31   2      8,32    16,38  0,82    9,67    19,05   0,80   11,68    19,91   0,77  ║ 
║  3    1    32   2      8,32    14,42  0,36    9,67    16,77   0,35   11,68    20,24   0,34  ║ 
║  3    1    33   2      8,32    23,12  0,51    9,67    26,89   0,49   11,68    32,46   0,47  ║ 
║  3    1    34   2      8,32    84,63  0,69    9,67    98,42   0,67   11,68   118,80   0,65  ║ 
║  3    1    35   2      8,45    81,45  0,70    9,89    95,32   0,68   12,03   115,90   0,66  ║ 
║  3    1    36   2      8,45    66,38  0,65    9,89    77,68   0,63   12,03    94,45   0,62  ║ 
║  3    1    37   2      8,45     9,00  0,33    9,89    10,53   0,33   12,03    12,80   0,32  ║ 
║  3    1    38   2      8,45     6,75  0,35    9,89     7,90   0,34   12,03     9,60   0,33  ║ 
║  3    1    39   2      8,45     9,00  0,42    9,89    10,53   0,41   12,03    12,80   0,40  ║ 
║  3    1    40   2      8,45     7,85  0,30    9,89     9,18   0,29   12,03    11,17   0,28  ║ 
║  3    1    41   2      8,45    67,04  0,66    9,89    78,45   0,64   12,03    95,39   0,62  ║ 
║  3    1    42   2      8,45    85,34  0,68    9,89    99,88   0,66   12,03   121,44   0,64  ║ 
║  3    1    43   2      8,68    83,64  0,85   10,26    97,98   0,84   12,62    97,98   0,83  ║ 
║  3    1    44   2      8,68     4,87  0,38   10,26     5,75   0,37   12,62     7,08   0,36  ║ 
║  3    1    45   2      8,68    86,98  0,89   10,26    97,49   0,88   12,62    97,49   0,87  ║ 
║  3    1    46   2      9,04   114,61  0,99   10,84   115,51   0,99   13,55   115,51   0,99  ║ 
║  3    1    47   2      9,04     5,07  0,33   10,84     6,08   0,33   13,55     7,60   0,33  ║ 
║  3    1    48   2      9,04     8,39  0,42   10,84    10,06   0,42   13,55    12,58   0,42  ║ 
║  3    1    49   2      9,04   113,24  1,00   10,84   113,24   1,00   13,55   113,24   1,00  ║ 
║  3    1    50   2      0,09     0,64  0,01    0,15     1,04   0,01    0,25     1,68   0,02  ║ 
║  3    1    51   2     -0,10     0,66  0,01   -0,16     1,07   0,01   -0,25     1,72   0,02  ║ 
║  3    1    52   2      0,29     0,10  0,01    0,47     0,17   0,01    0,75     0,27   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1    53   2     -0,30     0,11  0,01   -0,48     0,17   0,01   -0,77     0,28   0,01  ║ 
║  3    1    54   2      8,08     5,45  0,73    9,28     6,27   0,70   11,04     7,46   0,66  ║ 
║  3    1    55   2      8,68    10,47  0,38   10,26    12,38   0,37   12,62    15,23   0,37  ║ 
║  3    1    56   2      8,68     3,95  0,52   10,26     4,67   0,51   12,62     5,74   0,50  ║ 
║  3    1    57   2      0,65     0,69  0,04    1,06     1,12   0,06    1,71     1,80   0,07  ║ 
║  3    1    58   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,01    1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    1    59   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,00    1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    1    60   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,01    1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    1    61   2      0,65     1,50  0,04    1,07     2,44   0,06    1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    1    62   2      0,65     1,50  0,04    1,07     2,44   0,05    1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    1    63   2      0,65     1,50  0,04    1,07     2,44   0,05    1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    1    64   2      0,65     1,50  0,04    1,07     2,44   0,06    1,71     3,92   0,08  ║ 
║  3    1    65   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,00    1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    1    66   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,00    1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    1    67   2      0,65     0,02  0,00    1,07     0,03   0,00    1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    1    68   2      0,65     0,88  0,09    1,07     1,44   0,13    1,71     2,32   0,16  ║ 
║  3    1    69   2      0,61     0,69  0,03    1,00     1,13   0,03    1,60     1,82   0,04  ║ 
║  3    1    70   2      0,61     1,50  0,04    1,00     2,45   0,05    1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    1    71   2      0,61     1,50  0,04    1,00     2,45   0,05    1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    1    72   2      0,61     0,74  0,03    1,00     1,20   0,04    1,60     1,93   0,05  ║ 
║  3    1    73   2      0,61     0,65  0,02    1,00     1,06   0,03    1,60     1,71   0,04  ║ 
║  3    1    74   2      0,61     1,50  0,04    1,00     2,45   0,05    1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    1    75   2      0,61     1,50  0,03    1,00     2,45   0,05    1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    1    76   2      0,61     0,78  0,03    1,00     1,28   0,04    1,60     2,05   0,05  ║ 
║  3    1    77   2      0,39     0,47  0,02    0,64     0,77   0,02    1,03     1,24   0,03  ║ 
║  3    1    78   2      0,39     0,96  0,02    0,64     1,57   0,03    1,03     2,53   0,04  ║ 
║  3    1    79   2      0,39     0,96  0,02    0,64     1,57   0,03    1,03     2,53   0,04  ║ 
║  3    1    80   2      0,39     0,45  0,01    0,64     0,73   0,02    1,03     1,17   0,03  ║ 
║  3    1    81   2      0,39     0,65  0,02    0,64     1,06   0,02    1,03     1,71   0,03  ║ 
║  3    1    82   2      0,39     1,29  0,02    0,64     2,10   0,03    1,03     3,37   0,04  ║ 
║  3    1    83   2      0,39     0,42  0,01    0,64     0,68   0,02    1,03     1,10   0,03  ║ 
║  3    1    84   2      0,29     0,31  0,02    0,47     0,50   0,02    0,75     0,80   0,03  ║ 
║  3    1    85   2      0,29     0,71  0,02    0,47     1,15   0,03    0,75     1,85   0,04  ║ 
║  3    1    86   2      0,29     2,37  0,03    0,47     3,87   0,04    0,75     6,22   0,06  ║ 
║  3    1    87   2      0,29     1,41  0,03    0,47     2,31   0,04    0,75     3,70   0,05  ║ 
║  3    1    88   2      0,29     0,71  0,02    0,47     1,15   0,03    0,75     1,85   0,03  ║ 
║  3    1    89   2      0,29     2,68  0,03    0,47     4,38   0,04    0,75     7,04   0,05  ║ 
║  3    1    90   2      0,39     1,45  0,03    0,64     2,36   0,04    1,03     3,80   0,05  ║ 
║  3    1    91   2      0,29     0,75  0,02    0,47     1,23   0,02    0,75     1,97   0,03  ║ 
║  3    1    92   2      0,29     0,57  0,02    0,47     0,93   0,02    0,75     1,49   0,03  ║ 
║  3    1    93   2      0,09     0,68  0,01    0,15     1,12   0,01    0,25     1,80   0,02  ║ 
║  3    1    94   2      0,09     0,05  0,00    0,15     0,09   0,00    0,25     0,14   0,00  ║ 
║  3    1    95   2      7,81     4,45  0,25    9,19     5,24   0,24   11,25     6,41   0,24  ║ 
║  3    1    96   2      7,59     3,26  0,21    8,94     3,83   0,21   10,94     4,69   0,21  ║ 
║  3    1    97   2     -0,10     0,71  0,01   -0,16     1,15   0,01   -0,25     1,84   0,02  ║ 
║  3    1    98   2     -0,10     0,05  0,00   -0,16     0,09   0,00   -0,25     0,14   0,00  ║ 
║  3    1    99   2     -0,30     0,30  0,02   -0,48     0,48   0,02   -0,77     0,77   0,03  ║ 
║  3    1   100   2     -0,30     0,73  0,02   -0,48     1,18   0,03   -0,77     1,90   0,04  ║ 
║  3    1   101   2     -0,30     2,47  0,03   -0,48     4,02   0,04   -0,77     6,44   0,06  ║ 
║  3    1   102   2     -0,30     1,46  0,03   -0,48     2,37   0,04   -0,77     3,80   0,05  ║ 
║  3    1   103   2     -0,30     0,73  0,02   -0,48     1,18   0,02   -0,77     1,90   0,03  ║ 
║  3    1   104   2     -0,30     2,72  0,03   -0,48     4,43   0,04   -0,77     7,11   0,05  ║ 
║  3    1   105   2     -0,30     0,32  0,01   -0,48     0,51   0,01   -0,77     0,82   0,02  ║ 
║  3    1   106   2      8,68    11,74  0,30   10,26    13,88   0,30   12,62    17,07   0,29  ║ 
║  3    1   107   2     -0,40     0,43  0,02   -0,65     0,69   0,02   -1,04     1,11   0,03  ║ 
║  3    1   108   2     -0,40     0,98  0,02   -0,65     1,60   0,03   -1,04     2,56   0,04  ║ 
║  3    1   109   2     -0,40     0,98  0,03   -0,65     1,60   0,04   -1,04     2,56   0,04  ║ 
║  3    1   110   2     -0,40     0,51  0,02   -0,65     0,83   0,02   -1,04     1,33   0,03  ║ 
║  3    1   111   2     -0,40     0,66  0,02   -0,65     1,08   0,03   -1,04     1,73   0,03  ║ 
║  3    1   112   2     -0,40     1,31  0,03   -0,65     2,13   0,03   -1,04     3,42   0,04  ║ 
║  3    1   113   2     -0,40     0,32  0,01   -0,65     0,52   0,02   -1,04     0,83   0,02  ║ 
║  3    1   114   2     -0,40     1,34  0,03   -0,65     2,18   0,04   -1,04     3,50   0,05  ║ 
║  3    1   115   2     -0,62     0,66  0,02   -1,01     1,07   0,03   -1,61     1,72   0,04  ║ 
║  3    1   116   2     -0,62     1,52  0,04   -1,01     2,47   0,05   -1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    1   117   2     -0,62     1,52  0,04   -1,01     2,47   0,05   -1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    1   118   2     -0,62     0,79  0,03   -1,01     1,29   0,04   -1,61     2,06   0,05  ║ 
║  3    1   119   2     -0,62     0,66  0,02   -1,01     1,07   0,03   -1,61     1,72   0,04  ║ 
║  3    1   120   2     -0,62     1,52  0,04   -1,01     2,47   0,05   -1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    1   121   2     -0,62     1,52  0,04   -1,01     2,47   0,05   -1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    1   122   2     -0,62     0,79  0,03   -1,01     1,29   0,04   -1,61     2,06   0,05  ║ 
║  3    1   123   2     -0,67     0,58  0,05   -1,09     0,94   0,07   -1,75     1,51   0,09  ║ 
║  3    1   124   2     -0,67     0,02  0,01   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   125   2     -0,67     0,02  0,01   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   126   2     -0,67     0,02  0,00   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   127   2     -0,67     1,59  0,04   -1,09     2,59   0,06   -1,75     4,15   0,07  ║ 
║  3    1   128   2     -0,67     1,86  0,05   -1,09     3,03   0,06   -1,75     4,87   0,08  ║ 
║  3    1   129   2     -0,67     1,21  0,04   -1,09     1,98   0,05   -1,75     3,17   0,06  ║ 
║  3    1   130   2     -0,67     1,86  0,05   -1,09     3,03   0,06   -1,75     4,87   0,08  ║ 
║  3    1   131   2     -0,67     0,02  0,00   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   132   2     -0,67     0,02  0,01   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   133   2     -0,67     0,02  0,00   -1,09     0,03   0,01   -1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   134   2     -0,67     0,81  0,06   -1,09     1,32   0,08   -1,75     2,11   0,10  ║ 
║  3    1   135   2     -0,30     0,73  0,05   -0,48     1,18   0,07   -0,77     1,90   0,09  ║ 
║  3    1   136   2      7,03    83,82  0,77    8,33    99,41   0,76    9,72   108,44   0,71  ║ 
║  3    2     2   2      7,03    83,82  0,77    8,33    99,41   0,76    9,72   108,44   0,71  ║ 
║  3    2     3   2      7,33    74,22  0,70    8,84    89,53   0,70   10,60   106,71   0,67  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    2     4   2      7,33    10,68  0,39    8,84    12,88   0,39   10,60    15,44   0,37  ║ 
║  3    2     5   2      7,33     5,04  0,27    8,84     6,08   0,27   10,60     7,29   0,26  ║ 
║  3    2     6   2      7,33     4,95  0,27    8,84     5,97   0,27   10,60     7,16   0,26  ║ 
║  3    2     7   2      7,33     6,80  0,29    8,84     8,21   0,29   10,60     9,84   0,28  ║ 
║  3    2     8   2      7,33    81,84  0,74    8,84    98,72   0,75   10,60   110,08   0,72  ║ 
║  3    2     9   2      7,52    74,80  0,61    9,17    91,13   0,62   11,17   111,04   0,61  ║ 
║  3    2    10   2      7,52    56,13  0,64    9,17    68,39   0,65   11,17    83,32   0,63  ║ 
║  3    2    11   2      7,52     8,01  0,28    9,17     9,76   0,28   11,17    11,89   0,28  ║ 
║  3    2    12   2      7,52    11,30  0,33    9,17    13,77   0,33   11,17    16,78   0,32  ║ 
║  3    2    13   2      7,52    13,63  0,36    9,17    16,60   0,37   11,17    20,23   0,36  ║ 
║  3    2    14   2      7,52     8,01  0,27    9,17     9,76   0,27   11,17    11,89   0,26  ║ 
║  3    2    15   2      7,52    64,93  0,67    9,17    79,11   0,68   11,17    96,26   0,67  ║ 
║  3    2    16   2      7,52    71,32  0,60    9,17    86,91   0,61   11,17   105,89   0,59  ║ 
║  3    2    17   2      7,64    71,81  0,63    9,36    87,99   0,65   11,50   108,16   0,64  ║ 
║  3    2    18   2      7,64    21,22  0,46    9,36    26,01   0,47   11,50    31,97   0,46  ║ 
║  3    2    19   2      7,63     4,85  0,18    9,35     5,94   0,19   11,50     7,31   0,18  ║ 
║  3    2    20   2      7,64     8,26  0,27    9,36    10,13   0,28   11,51    12,45   0,27  ║ 
║  3    2    21   2      7,64     9,18  0,29    9,36    11,25   0,29   11,51    13,83   0,29  ║ 
║  3    2    22   2      7,64     2,41  0,12    9,36     2,96   0,12   11,50     3,63   0,12  ║ 
║  3    2    23   2      7,64    21,22  0,46    9,36    26,01   0,47   11,50    31,97   0,47  ║ 
║  3    2    24   2      7,64    77,68  0,63    9,36    95,18   0,65   11,50   117,00   0,64  ║ 
║  3    2    25   2      7,73    72,68  0,64    9,51    89,45   0,66   11,77   110,69   0,65  ║ 
║  3    2    26   2      7,73    21,48  0,47    9,51    26,44   0,48   11,77    32,72   0,48  ║ 
║  3    2    27   2      7,73    11,61  0,31    9,51    14,29   0,32   11,77    17,68   0,31  ║ 
║  3    2    28   2      7,73    15,22  0,76    9,51    18,73   0,78   11,77    19,94   0,78  ║ 
║  3    2    29   2      7,73    31,64  0,55    9,51    38,94   0,57   11,77    48,19   0,56  ║ 
║  3    2    30   2      7,73    31,64  0,54    9,51    38,94   0,55   11,77    48,19   0,55  ║ 
║  3    2    31   2      7,73    15,22  0,76    9,51    18,73   0,78   11,77    19,91   0,78  ║ 
║  3    2    32   2      7,73    13,39  0,34    9,51    16,48   0,35   11,77    20,40   0,34  ║ 
║  3    2    33   2      7,73    21,48  0,47    9,51    26,44   0,48   11,77    32,72   0,48  ║ 
║  3    2    34   2      7,73    78,61  0,64    9,51    96,76   0,66   11,77   119,74   0,65  ║ 
║  3    2    35   2      7,84    75,55  0,64    9,70    93,48   0,66   12,10   116,62   0,66  ║ 
║  3    2    36   2      7,84    61,57  0,60    9,70    76,18   0,62   12,10    95,04   0,62  ║ 
║  3    2    37   2      7,84     8,35  0,31    9,70    10,33   0,32   12,10    12,88   0,32  ║ 
║  3    2    38   2      7,84     6,26  0,33    9,70     7,74   0,34   12,10     9,66   0,34  ║ 
║  3    2    39   2      7,84     8,35  0,39    9,70    10,33   0,40   12,10    12,88   0,40  ║ 
║  3    2    40   2      7,84     7,28  0,28    9,70     9,01   0,28   12,10    11,23   0,28  ║ 
║  3    2    41   2      7,84    62,19  0,61    9,70    76,94   0,63   12,10    95,99   0,63  ║ 
║  3    2    42   2      7,84    79,17  0,63    9,70    97,95   0,65   12,10   122,20   0,65  ║ 
║  3    2    43   2      8,03    77,42  0,79   10,03    96,61   0,82   12,67    97,98   0,83  ║ 
║  3    2    44   2      8,03     4,50  0,35   10,03     5,62   0,36   12,67     7,10   0,37  ║ 
║  3    2    45   2      8,03    80,50  0,83   10,03    97,49   0,86   12,67    97,49   0,87  ║ 
║  3    2    46   2      8,33   105,72  0,92   10,53   115,51   0,96   13,55   115,51   0,99  ║ 
║  3    2    47   2      8,33     4,67  0,30   10,53     5,91   0,32   13,55     7,60   0,33  ║ 
║  3    2    48   2      8,33     7,74  0,38   10,53     9,78   0,40   13,55    12,58   0,42  ║ 
║  3    2    49   2      8,33   104,46  0,92   10,53   113,24   0,97   13,55   113,24   1,00  ║ 
║  3    2    50   2      6,19    42,31  0,63    7,54    51,54   0,64    8,95    61,14   0,61  ║ 
║  3    2    51   2      6,03    41,21  0,61    7,27    49,69   0,61    8,48    57,91   0,57  ║ 
║  3    2    52   2      6,36     2,29  0,13    7,82     2,81   0,14    9,43     3,39   0,13  ║ 
║  3    2    53   2      5,86     2,11  0,12    6,99     2,51   0,12    7,98     2,87   0,11  ║ 
║  3    2    54   2      7,52     5,08  0,68    9,17     6,19   0,69   11,17     7,48   0,67  ║ 
║  3    2    55   2      8,03     9,69  0,35   10,03    12,09   0,36   12,67    15,28   0,37  ║ 
║  3    2    56   2      8,03     3,66  0,48   10,02     4,56   0,50   12,66     5,76   0,50  ║ 
║  3    2    57   2      6,67     7,02  0,43    8,34     8,78   0,45   10,34    10,88   0,45  ║ 
║  3    2    58   2      6,67     0,19  0,04    8,34     0,24   0,04   10,34     0,30   0,04  ║ 
║  3    2    59   2      6,67     0,19  0,02    8,34     0,24   0,03   10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    2    60   2      6,67     0,19  0,04    8,34     0,24   0,04   10,34     0,30   0,04  ║ 
║  3    2    61   2      6,67    15,28  0,43    8,34    19,11   0,45   10,34    23,69   0,44  ║ 
║  3    2    62   2      6,67    15,28  0,40    8,34    19,11   0,42   10,34    23,69   0,41  ║ 
║  3    2    63   2      6,67    15,28  0,40    8,34    19,11   0,42   10,34    23,69   0,42  ║ 
║  3    2    64   2      6,67    15,28  0,44    8,34    19,11   0,46   10,34    23,69   0,46  ║ 
║  3    2    65   2      6,67     0,19  0,03    8,34     0,24   0,03   10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    2    66   2      6,67     0,19  0,03    8,34     0,24   0,03   10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    2    67   2      6,67     0,19  0,03    8,34     0,24   0,03   10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    2    68   2      6,67     9,02  0,96    8,34     9,40   1,00   10,34     9,40   0,99  ║ 
║  3    2    69   2      6,63     7,53  0,27    8,28     9,40   0,29   10,24    11,62   0,28  ║ 
║  3    2    70   2      6,63    16,27  0,39    8,28    20,32   0,40   10,24    25,11   0,40  ║ 
║  3    2    71   2      6,63    16,27  0,38    8,28    20,32   0,40   10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    2    72   2      6,63     8,00  0,31    8,28     9,99   0,32   10,24    12,35   0,32  ║ 
║  3    2    73   2      6,63     7,06  0,27    8,28     8,82   0,28   10,24    10,90   0,28  ║ 
║  3    2    74   2      6,63    16,27  0,38    8,28    20,32   0,40   10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    2    75   2      6,63    16,27  0,38    8,28    20,32   0,39   10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    2    76   2      6,63     8,48  0,29    8,28    10,59   0,31   10,24    13,09   0,30  ║ 
║  3    2    77   2      6,45     7,78  0,27    7,97     9,62   0,28    9,70    11,70   0,27  ║ 
║  3    2    78   2      6,45    15,82  0,40    7,97    19,55   0,41    9,70    23,78   0,40  ║ 
║  3    2    79   2      6,45    15,82  0,40    7,97    19,55   0,42    9,70    23,78   0,41  ║ 
║  3    2    80   2      6,45     7,32  0,24    7,97     9,05   0,24    9,70    11,00   0,24  ║ 
║  3    2    81   2      6,45    10,68  0,26    7,97    13,20   0,27    9,70    16,05   0,26  ║ 
║  3    2    82   2      6,45    21,10  0,38    7,97    26,09   0,39    9,70    31,73   0,38  ║ 
║  3    2    83   2      6,45     6,86  0,24    7,97     8,49   0,25    9,70    10,32   0,24  ║ 
║  3    2    84   2      6,36     6,77  0,37    7,82     8,33   0,38    9,43    10,04   0,37  ║ 
║  3    2    85   2      6,36    15,60  0,53    7,82    19,18   0,55    9,43    23,14   0,53  ║ 
║  3    2    86   2      6,36    52,42  0,71    7,82    64,47   0,73    9,43    73,91   0,70  ║ 
║  3    2    87   2      6,36    31,22  0,63    7,82    38,40   0,65    9,43    46,31   0,63  ║ 
║  3    2    88   2      6,36    15,60  0,41    7,82    19,18   0,42    9,43    23,14   0,41  ║ 
║  3    2    89   2      6,36    59,31  0,65    7,82    72,96   0,66    9,43    87,99   0,64  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    2    90   2      6,45    23,75  0,44    7,97    29,37   0,45    9,70    35,72   0,44  ║ 
║  3    2    91   2      6,36    16,63  0,41    7,82    20,46   0,42    9,43    24,68   0,40  ║ 
║  3    2    92   2      6,36    12,52  0,39    7,82    15,41   0,40    9,43    18,58   0,38  ║ 
║  3    2    93   2      6,19    45,24  0,60    7,54    55,11   0,61    8,95    65,37   0,58  ║ 
║  3    2    94   2      6,19     3,47  0,17    7,54     4,23   0,17    8,95     5,02   0,16  ║ 
║  3    2    95   2      9,77     5,57  0,31   12,06     6,87   0,32   14,91     8,50   0,31  ║ 
║  3    2    96   2      4,19     1,80  0,12    5,30     2,27   0,12    6,93     2,97   0,13  ║ 
║  3    2    97   2      6,03    44,07  0,58    7,27    53,13   0,59    8,48    61,92   0,55  ║ 
║  3    2    98   2      6,03     3,38  0,16    7,27     4,08   0,17    8,48     4,75   0,15  ║ 
║  3    2    99   2      5,86     5,84  0,34    6,99     6,96   0,34    7,98     7,95   0,31  ║ 
║  3    2   100   2      5,86    14,38  0,48    6,99    17,14   0,48    7,98    19,57   0,44  ║ 
║  3    2   101   2      5,86    48,79  0,65    6,99    58,15   0,65    7,98    66,40   0,59  ║ 
║  3    2   102   2      5,86    28,79  0,59    6,99    34,31   0,59    7,98    39,18   0,54  ║ 
║  3    2   103   2      5,86    14,38  0,36    6,99    17,14   0,36    7,98    19,57   0,33  ║ 
║  3    2   104   2      5,86    53,79  0,54    6,99    64,11   0,54    7,98    73,20   0,49  ║ 
║  3    2   105   2      5,86     6,24  0,19    6,99     7,44   0,19    7,98     8,49   0,17  ║ 
║  3    2   106   2      8,03    10,86  0,28   10,03    13,56   0,29   12,67    17,13   0,30  ║ 
║  3    2   107   2      5,78     6,15  0,23    6,84     7,28   0,23    7,72     8,22   0,20  ║ 
║  3    2   108   2      5,78    14,17  0,35    6,84    16,78   0,34    7,72    18,95   0,31  ║ 
║  3    2   109   2      5,78    14,17  0,37    6,84    16,78   0,37    7,72    18,95   0,33  ║ 
║  3    2   110   2      5,78     7,39  0,23    6,84     8,75   0,22    7,72     9,88   0,20  ║ 
║  3    2   111   2      5,78     9,56  0,28    6,84    11,33   0,28    7,72    12,79   0,25  ║ 
║  3    2   112   2      5,78    18,90  0,37    6,84    22,39   0,36    7,72    25,28   0,33  ║ 
║  3    2   113   2      5,78     4,61  0,18    6,84     5,46   0,17    7,72     6,17   0,16  ║ 
║  3    2   114   2      5,78    19,38  0,38    6,84    22,96   0,37    7,72    25,91   0,33  ║ 
║  3    2   115   2      5,59     5,95  0,22    6,53     6,95   0,21    7,18     7,64   0,19  ║ 
║  3    2   116   2      5,59    13,72  0,33    6,53    16,02   0,32    7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    2   117   2      5,59    13,72  0,32    6,53    16,02   0,31    7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    2   118   2      5,59     7,15  0,27    6,53     8,35   0,26    7,18     9,18   0,23  ║ 
║  3    2   119   2      5,59     5,95  0,22    6,53     6,95   0,22    7,18     7,64   0,19  ║ 
║  3    2   120   2      5,59    13,72  0,32    6,53    16,02   0,31    7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    2   121   2      5,59    13,72  0,32    6,53    16,02   0,31    7,18    17,61   0,27  ║ 
║  3    2   122   2      5,59     7,15  0,25    6,53     8,35   0,24    7,18     9,18   0,21  ║ 
║  3    2   123   2      5,55     4,78  0,42    6,46     5,57   0,41    7,05     6,08   0,35  ║ 
║  3    2   124   2      5,55     0,16  0,04    6,46     0,19   0,04    7,05     0,20   0,04  ║ 
║  3    2   125   2      5,55     0,16  0,05    6,46     0,19   0,05    7,05     0,20   0,05  ║ 
║  3    2   126   2      5,55     0,16  0,04    6,46     0,19   0,03    7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    2   127   2      5,55    13,16  0,34    6,46    15,31   0,33    7,05    16,72   0,29  ║ 
║  3    2   128   2      5,55    15,42  0,40    6,46    17,95   0,38    7,05    19,60   0,34  ║ 
║  3    2   129   2      5,55    10,05  0,31    6,46    11,70   0,30    7,05    12,77   0,26  ║ 
║  3    2   130   2      5,55    15,42  0,38    6,46    17,95   0,37    7,05    19,60   0,32  ║ 
║  3    2   131   2      5,55     0,16  0,04    6,46     0,19   0,04    7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    2   132   2      5,55     0,16  0,05    6,46     0,19   0,05    7,05     0,20   0,05  ║ 
║  3    2   133   2      5,55     0,16  0,04    6,46     0,19   0,04    7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    2   134   2      5,55     6,69  0,48    6,46     7,79   0,46    7,05     8,51   0,41  ║ 
║  3    2   135   2      5,86    14,38  1,00    6,99    14,38   0,99    7,98    14,38   0,91  ║ 
║  3    2   136   2      2,34    27,96  0,26    2,81    33,53   0,26    3,50    41,70   0,26  ║ 
║  3    3     2   2      2,34    27,96  0,26    2,81    33,53   0,26    3,50    41,70   0,26  ║ 
║  3    3     3   2      2,41    24,36  0,23    2,88    29,18   0,23    3,59    36,32   0,23  ║ 
║  3    3     4   2      2,41     3,50  0,13    2,88     4,20   0,13    3,59     5,23   0,13  ║ 
║  3    3     5   2      2,41     1,65  0,09    2,88     1,98   0,09    3,59     2,46   0,09  ║ 
║  3    3     6   2      2,41     1,62  0,09    2,88     1,95   0,09    3,59     2,42   0,09  ║ 
║  3    3     7   2      2,41     2,23  0,10    2,88     2,67   0,10    3,59     3,33   0,09  ║ 
║  3    3     8   2      2,41    26,86  0,24    2,88    32,17   0,24    3,59    40,05   0,24  ║ 
║  3    3     9   2      2,44    24,31  0,20    2,93    29,10   0,20    3,64    36,23   0,20  ║ 
║  3    3    10   2      2,44    18,24  0,21    2,93    21,84   0,21    3,64    27,19   0,21  ║ 
║  3    3    11   2      2,44     2,60  0,09    2,93     3,12   0,09    3,64     3,88   0,09  ║ 
║  3    3    12   2      2,44     3,67  0,11    2,93     4,40   0,11    3,64     5,47   0,11  ║ 
║  3    3    13   2      2,44     4,43  0,12    2,93     5,30   0,12    3,64     6,60   0,12  ║ 
║  3    3    14   2      2,44     2,60  0,09    2,93     3,12   0,09    3,64     3,88   0,09  ║ 
║  3    3    15   2      2,44    21,10  0,22    2,93    25,26   0,22    3,64    31,45   0,22  ║ 
║  3    3    16   2      2,44    23,18  0,19    2,93    27,75   0,19    3,64    34,55   0,19  ║ 
║  3    3    17   2      2,47    23,21  0,20    2,95    27,77   0,20    3,68    34,59   0,20  ║ 
║  3    3    18   2      2,47     6,86  0,15    2,95     8,21   0,15    3,68    10,22   0,15  ║ 
║  3    3    19   2      2,47     1,57  0,06    2,95     1,88   0,06    3,68     2,34   0,06  ║ 
║  3    3    20   2      2,47     2,67  0,09    2,95     3,20   0,09    3,68     3,98   0,09  ║ 
║  3    3    21   2      2,47     2,97  0,09    2,95     3,55   0,09    3,68     4,42   0,09  ║ 
║  3    3    22   2      2,47     0,78  0,04    2,95     0,93   0,04    3,68     1,16   0,04  ║ 
║  3    3    23   2      2,47     6,86  0,15    2,95     8,21   0,15    3,68    10,22   0,15  ║ 
║  3    3    24   2      2,47    25,10  0,20    2,95    30,04   0,20    3,68    37,41   0,20  ║ 
║  3    3    25   2      2,49    23,38  0,21    2,97    27,97   0,21    3,71    34,85   0,21  ║ 
║  3    3    26   2      2,49     6,91  0,15    2,97     8,27   0,15    3,71    10,30   0,15  ║ 
║  3    3    27   2      2,49     3,74  0,10    2,97     4,47   0,10    3,71     5,57   0,10  ║ 
║  3    3    28   2      2,49     4,90  0,25    2,97     5,86   0,24    3,71     7,30   0,24  ║ 
║  3    3    29   2      2,49    10,18  0,18    2,97    12,18   0,18    3,71    15,17   0,18  ║ 
║  3    3    30   2      2,49    10,18  0,17    2,97    12,18   0,17    3,71    15,17   0,17  ║ 
║  3    3    31   2      2,49     4,90  0,25    2,97     5,86   0,25    3,71     7,30   0,24  ║ 
║  3    3    32   2      2,49     4,31  0,11    2,97     5,16   0,11    3,71     6,42   0,11  ║ 
║  3    3    33   2      2,49     6,91  0,15    2,97     8,27   0,15    3,71    10,30   0,15  ║ 
║  3    3    34   2      2,49    25,29  0,21    2,97    30,26   0,21    3,71    37,69   0,21  ║ 
║  3    3    35   2      2,51    24,18  0,21    3,00    28,92   0,21    3,74    36,03   0,21  ║ 
║  3    3    36   2      2,51    19,70  0,19    3,00    23,57   0,19    3,74    29,36   0,19  ║ 
║  3    3    37   2      2,51     2,67  0,10    3,00     3,19   0,10    3,74     3,98   0,10  ║ 
║  3    3    38   2      2,51     2,00  0,10    3,00     2,40   0,10    3,74     2,98   0,10  ║ 
║  3    3    39   2      2,51     2,67  0,13    3,00     3,19   0,13    3,74     3,98   0,12  ║ 
║  3    3    40   2      2,51     2,33  0,09    3,00     2,79   0,09    3,74     3,47   0,09  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    3    41   2      2,51    19,90  0,19    3,00    23,80   0,19    3,74    29,65   0,19  ║ 
║  3    3    42   2      2,51    25,33  0,20    3,00    30,30   0,20    3,74    37,75   0,20  ║ 
║  3    3    43   2      2,55    24,56  0,25    3,05    29,35   0,25    3,80    36,58   0,25  ║ 
║  3    3    44   2      2,55     1,43  0,11    3,05     1,71   0,11    3,80     2,13   0,11  ║ 
║  3    3    45   2      2,55    25,53  0,26    3,05    30,52   0,26    3,80    38,04   0,26  ║ 
║  3    3    46   2      2,61    33,10  0,29    3,12    39,52   0,29    3,89    49,29   0,28  ║ 
║  3    3    47   2      2,61     1,46  0,09    3,12     1,75   0,09    3,89     2,18   0,09  ║ 
║  3    3    48   2      2,61     2,42  0,12    3,12     2,89   0,12    3,89     3,61   0,12  ║ 
║  3    3    49   2      2,61    32,70  0,29    3,12    39,05   0,29    3,89    48,71   0,29  ║ 
║  3    3    50   2      5,93    40,51  0,60    7,11    48,59   0,60    8,89    60,76   0,60  ║ 
║  3    3    51   2      5,90    40,29  0,59    7,08    48,34   0,59    8,85    60,43   0,59  ║ 
║  3    3    52   2      5,96     2,14  0,13    7,15     2,57   0,13    8,94     3,22   0,13  ║ 
║  3    3    53   2      5,86     2,11  0,12    7,04     2,53   0,12    8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3    3    54   2      2,44     1,65  0,22    2,93     1,98   0,22    3,64     2,46   0,22  ║ 
║  3    3    55   2      2,55     3,07  0,11    3,05     3,67   0,11    3,80     4,58   0,11  ║ 
║  3    3    56   2      2,55     1,16  0,15    3,05     1,39   0,15    3,80     1,73   0,15  ║ 
║  3    3    57   2      6,03     6,34  0,39    7,22     7,60   0,39    9,04     9,51   0,39  ║ 
║  3    3    58   2      6,03     0,17  0,04    7,22     0,21   0,04    9,04     0,26   0,04  ║ 
║  3    3    59   2      6,03     0,17  0,02    7,22     0,21   0,02    9,04     0,26   0,02  ║ 
║  3    3    60   2      6,03     0,17  0,04    7,22     0,21   0,04    9,04     0,26   0,04  ║ 
║  3    3    61   2      6,03    13,81  0,39    7,22    16,55   0,39    9,04    20,70   0,39  ║ 
║  3    3    62   2      6,03    13,81  0,36    7,22    16,55   0,36    9,04    20,70   0,36  ║ 
║  3    3    63   2      6,03    13,81  0,36    7,22    16,55   0,36    9,04    20,70   0,36  ║ 
║  3    3    64   2      6,03    13,81  0,40    7,22    16,55   0,40    9,04    20,70   0,40  ║ 
║  3    3    65   2      6,03     0,17  0,03    7,22     0,21   0,03    9,04     0,26   0,03  ║ 
║  3    3    66   2      6,03     0,17  0,03    7,22     0,21   0,03    9,04     0,26   0,03  ║ 
║  3    3    67   2      6,03     0,17  0,02    7,22     0,21   0,02    9,04     0,26   0,02  ║ 
║  3    3    68   2      6,03     8,15  0,87    7,22     9,40   0,87    9,04     9,40   0,87  ║ 
║  3    3    69   2      6,02     6,83  0,25    7,22     8,19   0,25    9,02    10,24   0,25  ║ 
║  3    3    70   2      6,02    14,77  0,35    7,22    17,70   0,35    9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    3    71   2      6,02    14,77  0,35    7,22    17,70   0,35    9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    3    72   2      6,02     7,26  0,28    7,22     8,70   0,28    9,02    10,89   0,28  ║ 
║  3    3    73   2      6,02     6,41  0,24    7,22     7,68   0,24    9,02     9,61   0,24  ║ 
║  3    3    74   2      6,02    14,77  0,35    7,22    17,70   0,35    9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    3    75   2      6,02    14,77  0,34    7,22    17,70   0,34    9,02    22,14   0,34  ║ 
║  3    3    76   2      6,02     7,70  0,27    7,22     9,23   0,27    9,02    11,54   0,27  ║ 
║  3    3    77   2      5,98     7,22  0,25    7,17     8,65   0,25    8,97    10,82   0,25  ║ 
║  3    3    78   2      5,98    14,67  0,37    7,17    17,59   0,37    8,97    22,00   0,37  ║ 
║  3    3    79   2      5,98    14,67  0,38    7,17    17,59   0,38    8,97    22,00   0,38  ║ 
║  3    3    80   2      5,98     6,79  0,22    7,17     8,14   0,22    8,97    10,18   0,22  ║ 
║  3    3    81   2      5,98     9,90  0,24    7,17    11,88   0,24    8,97    14,85   0,24  ║ 
║  3    3    82   2      5,98    19,58  0,36    7,17    23,47   0,35    8,97    29,36   0,35  ║ 
║  3    3    83   2      5,98     6,37  0,23    7,17     7,64   0,23    8,97     9,55   0,23  ║ 
║  3    3    84   2      5,96     6,35  0,35    7,15     7,61   0,35    8,94     9,52   0,35  ║ 
║  3    3    85   2      5,96    14,63  0,50    7,15    17,54   0,50    8,94    21,94   0,50  ║ 
║  3    3    86   2      5,96    49,16  0,67    7,15    58,95   0,66    8,94    73,72   0,66  ║ 
║  3    3    87   2      5,96    29,28  0,59    7,15    35,11   0,59    8,94    43,91   0,59  ║ 
║  3    3    88   2      5,96    14,63  0,39    7,15    17,54   0,39    8,94    21,94   0,39  ║ 
║  3    3    89   2      5,96    55,63  0,61    7,15    66,71   0,61    8,94    83,42   0,61  ║ 
║  3    3    90   2      5,98    22,04  0,41    7,17    26,42   0,41    8,97    33,04   0,41  ║ 
║  3    3    91   2      5,96    15,60  0,38    7,15    18,71   0,38    8,94    23,39   0,38  ║ 
║  3    3    92   2      5,96    11,75  0,36    7,15    14,09   0,36    8,94    17,61   0,36  ║ 
║  3    3    93   2      5,93    43,32  0,58    7,11    51,96   0,58    8,89    64,96   0,58  ║ 
║  3    3    94   2      5,93     3,33  0,16    7,11     3,99   0,16    8,89     4,99   0,16  ║ 
║  3    3    95   2      4,75     2,71  0,15    5,69     3,24   0,15    7,10     4,05   0,15  ║ 
║  3    3    96   2     -0,51     0,22  0,01   -0,63     0,27   0,01   -0,79     0,34   0,01  ║ 
║  3    3    97   2      5,90    43,08  0,57    7,08    51,68   0,57    8,85    64,61   0,57  ║ 
║  3    3    98   2      5,90     3,31  0,16    7,08     3,97   0,16    8,85     4,96   0,16  ║ 
║  3    3    99   2      5,86     5,84  0,34    7,04     7,01   0,34    8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3    3   100   2      5,86    14,38  0,48    7,04    17,26   0,48    8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3    3   101   2      5,86    48,79  0,65    7,04    58,55   0,65    8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3    3   102   2      5,86    28,79  0,59    7,04    34,55   0,59    8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3    3   103   2      5,86    14,38  0,36    7,04    17,26   0,36    8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3    3   104   2      5,86    53,79  0,54    7,04    64,55   0,54    8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3    3   105   2      5,86     6,24  0,19    7,04     7,49   0,19    8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3    3   106   2      2,55     3,45  0,09    3,05     4,12   0,09    3,80     5,13   0,09  ║ 
║  3    3   107   2      5,85     6,22  0,23    7,02     7,47   0,23    8,77     9,34   0,23  ║ 
║  3    3   108   2      5,85    14,34  0,35    7,02    17,21   0,35    8,77    21,51   0,35  ║ 
║  3    3   109   2      5,85    14,34  0,38    7,02    17,21   0,38    8,77    21,51   0,38  ║ 
║  3    3   110   2      5,85     7,48  0,23    7,02     8,97   0,23    8,77    11,21   0,23  ║ 
║  3    3   111   2      5,85     9,68  0,28    7,02    11,62   0,28    8,77    14,52   0,28  ║ 
║  3    3   112   2      5,85    19,13  0,37    7,02    22,96   0,37    8,77    28,70   0,37  ║ 
║  3    3   113   2      5,85     4,67  0,18    7,02     5,60   0,18    8,77     7,00   0,18  ║ 
║  3    3   114   2      5,85    19,61  0,38    7,02    23,54   0,38    8,77    29,42   0,38  ║ 
║  3    3   115   2      5,81     6,18  0,23    6,97     7,42   0,23    8,71     9,28   0,23  ║ 
║  3    3   116   2      5,81    14,25  0,34    6,97    17,10   0,34    8,71    21,37   0,34  ║ 
║  3    3   117   2      5,81    14,25  0,33    6,97    17,10   0,33    8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    3   118   2      5,81     7,43  0,28    6,97     8,92   0,28    8,71    11,14   0,28  ║ 
║  3    3   119   2      5,81     6,18  0,23    6,97     7,42   0,23    8,71     9,28   0,23  ║ 
║  3    3   120   2      5,81    14,25  0,33    6,97    17,10   0,34    8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    3   121   2      5,81    14,25  0,33    6,97    17,10   0,33    8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    3   122   2      5,81     7,43  0,26    6,97     8,92   0,26    8,71    11,14   0,26  ║ 
║  3    3   123   2      5,80     5,00  0,44    6,96     6,00   0,44    8,70     7,50   0,44  ║ 
║  3    3   124   2      5,80     0,17  0,04    6,96     0,20   0,04    8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    3   125   2      5,80     0,17  0,06    6,96     0,20   0,06    8,70     0,25   0,06  ║ 
║  3    3   126   2      5,80     0,17  0,04    6,96     0,20   0,04    8,70     0,25   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    3   127   2      5,80    13,75  0,35    6,96    16,51   0,35    8,70    20,64   0,35  ║ 
║  3    3   128   2      5,80    16,12  0,41    6,96    19,35   0,41    8,70    24,19   0,41  ║ 
║  3    3   129   2      5,80    10,51  0,32    6,96    12,61   0,32    8,70    15,76   0,32  ║ 
║  3    3   130   2      5,80    16,12  0,39    6,96    19,35   0,39    8,70    24,19   0,39  ║ 
║  3    3   131   2      5,80     0,17  0,04    6,96     0,20   0,04    8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    3   132   2      5,80     0,17  0,06    6,96     0,20   0,06    8,70     0,25   0,06  ║ 
║  3    3   133   2      5,80     0,17  0,04    6,96     0,20   0,04    8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    3   134   2      5,80     7,00  0,50    6,96     8,40   0,50    8,70    10,50   0,50  ║ 
║  3    3   135   2      5,86    14,38  1,00    7,04    14,38   1,00    8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3    3   136   2      0,10     1,16  0,01    0,12     1,49   0,01    0,15     1,81   0,01  ║ 
║  3    4     2   2      0,10     1,16  0,01    0,12     1,49   0,01    0,15     1,81   0,01  ║ 
║  3    4     3   2      0,05     0,53  0,00    0,07     0,68   0,01    0,08     0,83   0,01  ║ 
║  3    4     4   2      0,05     0,08  0,00    0,07     0,10   0,00    0,08     0,12   0,00  ║ 
║  3    4     5   2      0,05     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     6   2      0,05     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     7   2      0,05     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,08     0,08   0,00  ║ 
║  3    4     8   2      0,05     0,58  0,01    0,07     0,75   0,01    0,08     0,91   0,01  ║ 
║  3    4     9   2      0,02     0,24  0,00    0,03     0,30   0,00    0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3    4    10   2      0,02     0,18  0,00    0,03     0,23   0,00    0,04     0,28   0,00  ║ 
║  3    4    11   2      0,02     0,03  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    12   2      0,02     0,04  0,00    0,03     0,05   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3    4    13   2      0,02     0,04  0,00    0,03     0,06   0,00    0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3    4    14   2      0,02     0,03  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    15   2      0,02     0,20  0,00    0,03     0,26   0,00    0,04     0,32   0,00  ║ 
║  3    4    16   2      0,02     0,22  0,00    0,03     0,29   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3    4    17   2      0,01     0,06  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    18   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    19   2      0,01     0,00  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    20   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    21   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    22   2      0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3    4    23   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    24   2      0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    25   2     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    26   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    27   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    28   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    29   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    30   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    31   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    32   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    33   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    34   2     -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    35   2     -0,02     0,23  0,00   -0,03     0,29   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3    4    36   2     -0,02     0,18  0,00   -0,03     0,24   0,00   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3    4    37   2     -0,02     0,03  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    38   2     -0,02     0,02  0,00   -0,03     0,02   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    39   2     -0,02     0,03  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    40   2     -0,02     0,02  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    41   2     -0,02     0,19  0,00   -0,03     0,24   0,00   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3    4    42   2     -0,02     0,24  0,00   -0,03     0,31   0,00   -0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3    4    43   2     -0,05     0,50  0,01   -0,07     0,65   0,01   -0,08     0,78   0,01  ║ 
║  3    4    44   2     -0,05     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,08     0,05   0,00  ║ 
║  3    4    45   2     -0,05     0,52  0,01   -0,07     0,67   0,01   -0,08     0,82   0,01  ║ 
║  3    4    46   2     -0,10     1,23  0,01   -0,12     1,58   0,01   -0,15     1,92   0,01  ║ 
║  3    4    47   2     -0,10     0,05  0,00   -0,12     0,07   0,00   -0,15     0,08   0,00  ║ 
║  3    4    48   2     -0,10     0,09  0,00   -0,12     0,12   0,00   -0,15     0,14   0,00  ║ 
║  3    4    49   2     -0,10     1,21  0,01   -0,12     1,56   0,01   -0,15     1,89   0,01  ║ 
║  3    4    50   2      5,81    39,72  0,59    6,97    47,64   0,59    8,72    59,56   0,59  ║ 
║  3    4    51   2      5,84    39,88  0,59    7,00    47,85   0,59    8,76    59,82   0,59  ║ 
║  3    4    52   2      5,79     2,08  0,12    6,94     2,50   0,12    8,68     3,12   0,12  ║ 
║  3    4    53   2      5,86     2,11  0,12    7,04     2,53   0,12    8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3    4    54   2      0,02     0,02  0,00    0,03     0,02   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    55   2     -0,05     0,06  0,00   -0,07     0,08   0,00   -0,08     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    56   2     -0,05     0,02  0,00   -0,07     0,03   0,00   -0,08     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    57   2      5,74     6,04  0,37    6,88     7,24   0,37    8,61     9,06   0,37  ║ 
║  3    4    58   2      5,74     0,17  0,04    6,88     0,20   0,04    8,61     0,25   0,04  ║ 
║  3    4    59   2      5,74     0,17  0,02    6,88     0,20   0,02    8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3    4    60   2      5,74     0,17  0,04    6,88     0,20   0,04    8,61     0,25   0,04  ║ 
║  3    4    61   2      5,74    13,16  0,37    6,88    15,76   0,37    8,61    19,72   0,37  ║ 
║  3    4    62   2      5,74    13,16  0,34    6,88    15,76   0,34    8,61    19,72   0,34  ║ 
║  3    4    63   2      5,74    13,16  0,35    6,88    15,76   0,35    8,61    19,72   0,35  ║ 
║  3    4    64   2      5,74    13,16  0,38    6,88    15,76   0,38    8,61    19,72   0,38  ║ 
║  3    4    65   2      5,74     0,17  0,03    6,88     0,20   0,03    8,61     0,25   0,03  ║ 
║  3    4    66   2      5,74     0,17  0,02    6,88     0,20   0,02    8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3    4    67   2      5,74     0,17  0,02    6,88     0,20   0,02    8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3    4    68   2      5,74     7,77  0,83    6,88     9,31   0,82    8,61     9,40   0,83  ║ 
║  3    4    69   2      5,75     6,52  0,24    6,89     7,82   0,24    8,62     9,78   0,24  ║ 
║  3    4    70   2      5,75    14,10  0,34    6,89    16,90   0,34    8,62    21,14   0,34  ║ 
║  3    4    71   2      5,75    14,10  0,33    6,89    16,90   0,33    8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3    4    72   2      5,75     6,93  0,27    6,89     8,31   0,27    8,62    10,39   0,27  ║ 
║  3    4    73   2      5,75     6,12  0,23    6,89     7,33   0,23    8,62     9,17   0,23  ║ 
║  3    4    74   2      5,75    14,10  0,33    6,89    16,90   0,33    8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3    4    75   2      5,75    14,10  0,33    6,89    16,90   0,33    8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3    4    76   2      5,75     7,35  0,25    6,89     8,81   0,25    8,62    11,02   0,25  ║ 
║  3    4    77   2      5,78     6,97  0,25    6,92     8,35   0,24    8,66    10,45   0,25  ║ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    4    78   2      5,78    14,17  0,36    6,92    16,99   0,36    8,66    21,24   0,36  ║ 
║  3    4    79   2      5,78    14,17  0,36    6,92    16,99   0,36    8,66    21,24   0,36  ║ 
║  3    4    80   2      5,78     6,56  0,21    6,92     7,86   0,21    8,66     9,83   0,21  ║ 
║  3    4    81   2      5,78     9,56  0,24    6,92    11,46   0,24    8,66    14,34   0,24  ║ 
║  3    4    82   2      5,78    18,91  0,34    6,92    22,66   0,34    8,66    28,34   0,34  ║ 
║  3    4    83   2      5,78     6,15  0,22    6,92     7,37   0,22    8,66     9,22   0,22  ║ 
║  3    4    84   2      5,79     6,16  0,34    6,94     7,39   0,34    8,68     9,24   0,34  ║ 
║  3    4    85   2      5,79    14,20  0,49    6,94    17,03   0,49    8,68    21,29   0,49  ║ 
║  3    4    86   2      5,79    47,73  0,65    6,94    57,22   0,65    8,68    71,56   0,65  ║ 
║  3    4    87   2      5,79    28,43  0,58    6,94    34,08   0,58    8,68    42,62   0,58  ║ 
║  3    4    88   2      5,79    14,20  0,38    6,94    17,03   0,38    8,68    21,29   0,38  ║ 
║  3    4    89   2      5,79    54,01  0,59    6,94    64,75   0,59    8,68    80,97   0,59  ║ 
║  3    4    90   2      5,78    21,28  0,39    6,92    25,51   0,39    8,66    31,90   0,39  ║ 
║  3    4    91   2      5,79    15,15  0,37    6,94    18,16   0,37    8,68    22,71   0,37  ║ 
║  3    4    92   2      5,79    11,40  0,35    6,94    13,67   0,35    8,68    17,10   0,35  ║ 
║  3    4    93   2      5,81    42,47  0,57    6,97    50,93   0,57    8,72    63,69   0,57  ║ 
║  3    4    94   2      5,81     3,26  0,16    6,97     3,91   0,16    8,72     4,89   0,16  ║ 
║  3    4    95   2      2,37     1,35  0,07    2,85     1,62   0,07    3,56     2,03   0,07  ║ 
║  3    4    96   2     -2,75     1,18  0,08   -3,30     1,42   0,08   -4,12     1,77   0,08  ║ 
║  3    4    97   2      5,84    42,65  0,56    7,00    51,16   0,56    8,76    63,96   0,56  ║ 
║  3    4    98   2      5,84     3,27  0,16    7,00     3,93   0,16    8,76     4,91   0,16  ║ 
║  3    4    99   2      5,86     5,84  0,34    7,04     7,01   0,34    8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3    4   100   2      5,86    14,38  0,48    7,04    17,26   0,48    8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3    4   101   2      5,86    48,79  0,65    7,04    58,55   0,65    8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3    4   102   2      5,86    28,79  0,59    7,04    34,55   0,59    8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3    4   103   2      5,86    14,38  0,36    7,04    17,26   0,36    8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3    4   104   2      5,86    53,79  0,54    7,04    64,55   0,54    8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3    4   105   2      5,86     6,24  0,19    7,04     7,49   0,19    8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3    4   106   2     -0,05     0,07  0,00   -0,07     0,09   0,00   -0,08     0,11   0,00  ║ 
║  3    4   107   2      5,88     6,26  0,23    7,05     7,51   0,23    8,82     9,38   0,23  ║ 
║  3    4   108   2      5,88    14,41  0,35    7,05    17,30   0,35    8,82    21,62   0,35  ║ 
║  3    4   109   2      5,88    14,41  0,38    7,05    17,30   0,38    8,82    21,62   0,38  ║ 
║  3    4   110   2      5,88     7,51  0,23    7,05     9,02   0,23    8,82    11,27   0,23  ║ 
║  3    4   111   2      5,88     9,73  0,28    7,05    11,68   0,28    8,82    14,60   0,28  ║ 
║  3    4   112   2      5,88    19,23  0,37    7,05    23,08   0,37    8,82    28,85   0,37  ║ 
║  3    4   113   2      5,88     4,69  0,18    7,05     5,63   0,18    8,82     7,04   0,18  ║ 
║  3    4   114   2      5,88    19,72  0,38    7,05    23,66   0,38    8,82    29,58   0,38  ║ 
║  3    4   115   2      5,90     6,29  0,23    7,09     7,55   0,23    8,86     9,43   0,23  ║ 
║  3    4   116   2      5,90    14,48  0,35    7,09    17,39   0,35    8,86    21,73   0,35  ║ 
║  3    4   117   2      5,90    14,48  0,34    7,09    17,39   0,34    8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3    4   118   2      5,90     7,55  0,28    7,09     9,06   0,28    8,86    11,33   0,28  ║ 
║  3    4   119   2      5,90     6,29  0,24    7,09     7,55   0,24    8,86     9,43   0,24  ║ 
║  3    4   120   2      5,90    14,48  0,34    7,09    17,39   0,34    8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3    4   121   2      5,90    14,48  0,34    7,09    17,39   0,34    8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3    4   122   2      5,90     7,55  0,26    7,09     9,06   0,26    8,86    11,33   0,26  ║ 
║  3    4   123   2      5,91     5,10  0,45    7,10     6,12   0,45    8,87     7,65   0,45  ║ 
║  3    4   124   2      5,91     0,17  0,04    7,10     0,21   0,04    8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3    4   125   2      5,91     0,17  0,06    7,10     0,21   0,06    8,87     0,26   0,06  ║ 
║  3    4   126   2      5,91     0,17  0,04    7,10     0,21   0,04    8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3    4   127   2      5,91    14,02  0,36    7,10    16,83   0,36    8,87    21,03   0,36  ║ 
║  3    4   128   2      5,91    16,43  0,42    7,10    19,73   0,42    8,87    24,65   0,42  ║ 
║  3    4   129   2      5,91    10,71  0,33    7,10    12,86   0,33    8,87    16,07   0,33  ║ 
║  3    4   130   2      5,91    16,43  0,40    7,10    19,73   0,40    8,87    24,65   0,40  ║ 
║  3    4   131   2      5,91     0,17  0,04    7,10     0,21   0,04    8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3    4   132   2      5,91     0,17  0,06    7,10     0,21   0,06    8,87     0,26   0,06  ║ 
║  3    4   133   2      5,91     0,17  0,04    7,10     0,21   0,04    8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3    4   134   2      5,91     7,13  0,51    7,10     8,56   0,51    8,87    10,70   0,51  ║ 
║  3    4   135   2      5,86    14,38  1,00    7,04    14,38   1,00    8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3    4   136   2     -2,08    24,86  0,23   -2,49    29,64   0,23   -3,10    36,93   0,23  ║ 
║  3    5     2   2     -2,08    24,86  0,23   -2,49    29,64   0,23   -3,10    36,93   0,23  ║ 
║  3    5     3   2     -2,23    22,60  0,21   -2,67    26,99   0,21   -3,32    33,63   0,21  ║ 
║  3    5     4   2     -2,23     3,25  0,12   -2,67     3,88   0,12   -3,32     4,84   0,12  ║ 
║  3    5     5   2     -2,23     1,53  0,08   -2,67     1,83   0,08   -3,32     2,28   0,08  ║ 
║  3    5     6   2     -2,23     1,51  0,08   -2,67     1,80   0,08   -3,32     2,24   0,08  ║ 
║  3    5     7   2     -2,23     2,07  0,09   -2,67     2,47   0,09   -3,32     3,08   0,09  ║ 
║  3    5     8   2     -2,23    24,91  0,23   -2,67    29,76   0,23   -3,32    37,08   0,22  ║ 
║  3    5     9   2     -2,33    23,13  0,19   -2,78    27,65   0,19   -3,46    34,45   0,19  ║ 
║  3    5    10   2     -2,33    17,35  0,20   -2,78    20,75   0,20   -3,46    25,85   0,20  ║ 
║  3    5    11   2     -2,33     2,48  0,09   -2,78     2,96   0,09   -3,46     3,69   0,09  ║ 
║  3    5    12   2     -2,33     3,49  0,10   -2,78     4,18   0,10   -3,46     5,21   0,10  ║ 
║  3    5    13   2     -2,33     4,21  0,11   -2,78     5,04   0,11   -3,46     6,28   0,11  ║ 
║  3    5    14   2     -2,33     2,48  0,08   -2,78     2,96   0,08   -3,46     3,69   0,08  ║ 
║  3    5    15   2     -2,33    20,08  0,21   -2,78    24,00   0,21   -3,46    29,91   0,21  ║ 
║  3    5    16   2     -2,33    22,05  0,18   -2,78    26,37   0,18   -3,46    32,85   0,18  ║ 
║  3    5    17   2     -2,38    22,39  0,20   -2,85    26,79   0,20   -3,55    33,38   0,20  ║ 
║  3    5    18   2     -2,38     6,62  0,14   -2,85     7,92   0,14   -3,55     9,87   0,14  ║ 
║  3    5    19   2     -2,38     1,51  0,06   -2,85     1,81   0,06   -3,55     2,25   0,06  ║ 
║  3    5    20   2     -2,38     2,58  0,09   -2,85     3,08   0,08   -3,55     3,84   0,08  ║ 
║  3    5    21   2     -2,38     2,86  0,09   -2,85     3,43   0,09   -3,55     4,27   0,09  ║ 
║  3    5    22   2     -2,38     0,75  0,04   -2,85     0,90   0,04   -3,55     1,12   0,04  ║ 
║  3    5    23   2     -2,38     6,62  0,14   -2,85     7,92   0,14   -3,55     9,87   0,14  ║ 
║  3    5    24   2     -2,38    24,23  0,20   -2,85    28,98   0,20   -3,55    36,11   0,20  ║ 
║  3    5    25   2     -2,43    22,82  0,20   -2,90    27,31   0,20   -3,62    34,03   0,20  ║ 
║  3    5    26   2     -2,43     6,74  0,15   -2,90     8,07   0,15   -3,62    10,06   0,15  ║ 
║  3    5    27   2     -2,43     3,65  0,10   -2,90     4,36   0,10   -3,62     5,44   0,10  ║ 
║  3    5    28   2     -2,43     4,78  0,24   -2,90     5,72   0,24   -3,62     7,13   0,24  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5    29   2     -2,43     9,93  0,17   -2,90    11,89   0,17   -3,62    14,81   0,17  ║ 
║  3    5    30   2     -2,43     9,93  0,17   -2,90    11,89   0,17   -3,62    14,81   0,17  ║ 
║  3    5    31   2     -2,43     4,78  0,24   -2,90     5,72   0,24   -3,62     7,13   0,24  ║ 
║  3    5    32   2     -2,43     4,21  0,11   -2,90     5,03   0,11   -3,62     6,27   0,11  ║ 
║  3    5    33   2     -2,43     6,74  0,15   -2,90     8,07   0,15   -3,62    10,06   0,15  ║ 
║  3    5    34   2     -2,43    24,68  0,20   -2,90    29,54   0,20   -3,62    36,81   0,20  ║ 
║  3    5    35   2     -2,48    23,91  0,20   -2,97    28,64   0,20   -3,70    35,68   0,20  ║ 
║  3    5    36   2     -2,48    19,49  0,19   -2,97    23,34   0,19   -3,70    29,08   0,19  ║ 
║  3    5    37   2     -2,48     2,64  0,10   -2,97     3,16   0,10   -3,70     3,94   0,10  ║ 
║  3    5    38   2     -2,48     1,98  0,10   -2,97     2,37   0,10   -3,70     2,96   0,10  ║ 
║  3    5    39   2     -2,48     2,64  0,12   -2,97     3,16   0,12   -3,70     3,94   0,12  ║ 
║  3    5    40   2     -2,48     2,30  0,09   -2,97     2,76   0,09   -3,70     3,44   0,09  ║ 
║  3    5    41   2     -2,48    19,68  0,19   -2,97    23,57   0,19   -3,70    29,36   0,19  ║ 
║  3    5    42   2     -2,48    25,06  0,20   -2,97    30,01   0,20   -3,70    37,38   0,20  ║ 
║  3    5    43   2     -2,58    24,82  0,25   -3,09    29,75   0,25   -3,85    37,07   0,25  ║ 
║  3    5    44   2     -2,58     1,44  0,11   -3,09     1,73   0,11   -3,85     2,16   0,11  ║ 
║  3    5    45   2     -2,58    25,81  0,26   -3,09    30,94   0,26   -3,85    38,54   0,26  ║ 
║  3    5    46   2     -2,72    34,54  0,30   -3,27    41,45   0,30   -4,07    51,64   0,30  ║ 
║  3    5    47   2     -2,72     1,53  0,10   -3,27     1,83   0,10   -4,07     2,28   0,10  ║ 
║  3    5    48   2     -2,72     2,53  0,13   -3,27     3,03   0,13   -4,07     3,78   0,13  ║ 
║  3    5    49   2     -2,72    34,13  0,30   -3,27    40,96   0,30   -4,07    51,02   0,30  ║ 
║  3    5    50   2      5,70    38,95  0,58    6,84    46,71   0,58    8,55    58,40   0,58  ║ 
║  3    5    51   2      5,78    39,49  0,58    6,93    47,37   0,58    8,67    59,22   0,58  ║ 
║  3    5    52   2      5,62     2,02  0,12    6,74     2,42   0,12    8,43     3,03   0,12  ║ 
║  3    5    53   2      5,86     2,11  0,12    7,04     2,53   0,12    8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3    5    54   2     -2,33     1,57  0,21   -2,78     1,88   0,21   -3,46     2,34   0,21  ║ 
║  3    5    55   2     -2,58     3,11  0,11   -3,09     3,72   0,11   -3,85     4,64   0,11  ║ 
║  3    5    56   2     -2,58     1,17  0,15   -3,09     1,40   0,15   -3,84     1,75   0,15  ║ 
║  3    5    57   2      5,47     5,76  0,35    6,55     6,90   0,35    8,20     8,62   0,35  ║ 
║  3    5    58   2      5,47     0,16  0,03    6,55     0,19   0,03    8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3    5    59   2      5,47     0,16  0,02    6,55     0,19   0,02    8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3    5    60   2      5,47     0,16  0,03    6,55     0,19   0,03    8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3    5    61   2      5,47    12,53  0,35    6,55    15,01   0,35    8,19    18,77   0,35  ║ 
║  3    5    62   2      5,47    12,53  0,33    6,55    15,01   0,33    8,19    18,77   0,33  ║ 
║  3    5    63   2      5,47    12,53  0,33    6,55    15,01   0,33    8,19    18,77   0,33  ║ 
║  3    5    64   2      5,47    12,53  0,36    6,55    15,01   0,36    8,19    18,77   0,36  ║ 
║  3    5    65   2      5,47     0,16  0,03    6,55     0,19   0,03    8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3    5    66   2      5,47     0,16  0,02    6,55     0,19   0,02    8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3    5    67   2      5,47     0,16  0,02    6,55     0,19   0,02    8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3    5    68   2      5,47     7,40  0,79    6,55     8,86   0,79    8,19     9,40   0,79  ║ 
║  3    5    69   2      5,49     6,23  0,23    6,58     7,46   0,23    8,22     9,33   0,23  ║ 
║  3    5    70   2      5,49    13,46  0,32    6,58    16,13   0,32    8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3    5    71   2      5,49    13,46  0,32    6,58    16,13   0,32    8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3    5    72   2      5,49     6,62  0,25    6,58     7,93   0,25    8,22     9,92   0,25  ║ 
║  3    5    73   2      5,49     5,84  0,22    6,58     7,00   0,22    8,22     8,75   0,22  ║ 
║  3    5    74   2      5,49    13,46  0,32    6,58    16,13   0,32    8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3    5    75   2      5,49    13,46  0,31    6,58    16,13   0,31    8,22    20,17   0,31  ║ 
║  3    5    76   2      5,49     7,02  0,24    6,58     8,41   0,24    8,22    10,51   0,24  ║ 
║  3    5    77   2      5,58     6,73  0,24    6,69     8,06   0,24    8,36    10,08   0,24  ║ 
║  3    5    78   2      5,58    13,68  0,34    6,69    16,40   0,34    8,36    20,50   0,34  ║ 
║  3    5    79   2      5,58    13,68  0,35    6,69    16,40   0,35    8,36    20,50   0,35  ║ 
║  3    5    80   2      5,58     6,33  0,21    6,69     7,59   0,20    8,36     9,49   0,20  ║ 
║  3    5    81   2      5,58     9,23  0,23    6,69    11,07   0,23    8,36    13,84   0,23  ║ 
║  3    5    82   2      5,58    18,25  0,33    6,69    21,88   0,33    8,36    27,36   0,33  ║ 
║  3    5    83   2      5,58     5,94  0,21    6,69     7,12   0,21    8,36     8,90   0,21  ║ 
║  3    5    84   2      5,62     5,98  0,33    6,74     7,17   0,33    8,43     8,97   0,33  ║ 
║  3    5    85   2      5,62    13,79  0,47    6,74    16,53   0,47    8,43    20,67   0,47  ║ 
║  3    5    86   2      5,62    46,34  0,63    6,74    55,56   0,63    8,43    69,46   0,63  ║ 
║  3    5    87   2      5,62    27,60  0,56    6,74    33,09   0,56    8,43    41,37   0,56  ║ 
║  3    5    88   2      5,62    13,79  0,37    6,74    16,53   0,37    8,43    20,67   0,37  ║ 
║  3    5    89   2      5,62    52,43  0,57    6,74    62,87   0,57    8,43    78,60   0,57  ║ 
║  3    5    90   2      5,58    20,55  0,38    6,69    24,63   0,38    8,36    30,80   0,38  ║ 
║  3    5    91   2      5,62    14,70  0,36    6,74    17,63   0,36    8,43    22,04   0,36  ║ 
║  3    5    92   2      5,62    11,07  0,34    6,74    13,27   0,34    8,43    16,60   0,34  ║ 
║  3    5    93   2      5,70    41,65  0,56    6,84    49,95   0,56    8,55    62,44   0,56  ║ 
║  3    5    94   2      5,70     3,20  0,15    6,84     3,83   0,15    8,55     4,79   0,15  ║ 
║  3    5    95   2      0,07     0,04  0,00    0,09     0,05   0,00    0,12     0,07   0,00  ║ 
║  3    5    96   2     -4,92     2,11  0,14   -5,89     2,53   0,14   -7,36     3,16   0,14  ║ 
║  3    5    97   2      5,78    42,22  0,56    6,93    50,65   0,56    8,67    63,32   0,56  ║ 
║  3    5    98   2      5,78     3,24  0,16    6,93     3,89   0,16    8,67     4,86   0,16  ║ 
║  3    5    99   2      5,86     5,84  0,34    7,04     7,01   0,34    8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3    5   100   2      5,86    14,38  0,48    7,04    17,26   0,48    8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3    5   101   2      5,86    48,79  0,65    7,04    58,55   0,65    8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3    5   102   2      5,86    28,79  0,59    7,04    34,55   0,59    8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3    5   103   2      5,86    14,38  0,36    7,04    17,26   0,36    8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3    5   104   2      5,86    53,79  0,54    7,04    64,55   0,54    8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3    5   105   2      5,86     6,24  0,19    7,04     7,49   0,19    8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3    5   106   2     -2,58     3,48  0,09   -3,09     4,18   0,09   -3,85     5,20   0,09  ║ 
║  3    5   107   2      5,91     6,29  0,23    7,09     7,55   0,23    8,86     9,43   0,23  ║ 
║  3    5   108   2      5,91    14,49  0,36    7,09    17,39   0,36    8,86    21,73   0,36  ║ 
║  3    5   109   2      5,91    14,49  0,38    7,09    17,39   0,38    8,86    21,73   0,38  ║ 
║  3    5   110   2      5,91     7,55  0,23    7,09     9,06   0,23    8,86    11,33   0,23  ║ 
║  3    5   111   2      5,91     9,78  0,29    7,09    11,74   0,29    8,86    14,67   0,29  ║ 
║  3    5   112   2      5,91    19,33  0,37    7,09    23,20   0,37    8,86    29,00   0,37  ║ 
║  3    5   113   2      5,91     4,71  0,18    7,09     5,66   0,18    8,86     7,07   0,18  ║ 
║  3    5   114   2      5,91    19,81  0,38    7,09    23,78   0,38    8,86    29,73   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

309 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5   115   2      6,00     6,38  0,24    7,20     7,66   0,24    9,00     9,58   0,24  ║ 
║  3    5   116   2      6,00    14,71  0,35    7,20    17,66   0,35    9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3    5   117   2      6,00    14,71  0,34    7,20    17,66   0,35    9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3    5   118   2      6,00     7,67  0,29    7,20     9,21   0,29    9,00    11,51   0,29  ║ 
║  3    5   119   2      6,00     6,38  0,24    7,20     7,66   0,24    9,00     9,58   0,24  ║ 
║  3    5   120   2      6,00    14,71  0,35    7,20    17,66   0,35    9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3    5   121   2      6,00    14,71  0,34    7,20    17,66   0,34    9,00    22,07   0,34  ║ 
║  3    5   122   2      6,00     7,67  0,27    7,20     9,21   0,27    9,00    11,51   0,27  ║ 
║  3    5   123   2      6,02     5,19  0,45    7,23     6,23   0,45    9,03     7,79   0,45  ║ 
║  3    5   124   2      6,02     0,17  0,05    7,23     0,21   0,05    9,03     0,26   0,05  ║ 
║  3    5   125   2      6,02     0,17  0,06    7,23     0,21   0,06    9,03     0,26   0,06  ║ 
║  3    5   126   2      6,02     0,17  0,04    7,23     0,21   0,04    9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3    5   127   2      6,02    14,27  0,37    7,23    17,14   0,37    9,03    21,42   0,37  ║ 
║  3    5   128   2      6,02    16,73  0,43    7,23    20,08   0,43    9,03    25,10   0,43  ║ 
║  3    5   129   2      6,02    10,90  0,33    7,23    13,09   0,33    9,03    16,36   0,33  ║ 
║  3    5   130   2      6,02    16,73  0,41    7,23    20,08   0,41    9,03    25,10   0,41  ║ 
║  3    5   131   2      6,02     0,17  0,04    7,23     0,21   0,04    9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3    5   132   2      6,02     0,17  0,06    7,23     0,21   0,06    9,03     0,26   0,06  ║ 
║  3    5   133   2      6,02     0,17  0,04    7,23     0,21   0,04    9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3    5   134   2      6,02     7,26  0,52    7,23     8,72   0,52    9,03    10,89   0,52  ║ 
║  3    5   135   2      5,86    14,38  1,00    7,04    14,38   1,00    8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3    5   136   2     -6,26    74,65  0,69   -7,43    88,66   0,68   -8,64   103,00   0,63  ║ 
║  3    6     2   2     -6,26    74,65  0,69   -7,43    88,66   0,68   -8,64   103,00   0,63  ║ 
║  3    6     3   2     -6,60    66,86  0,63   -7,87    79,72   0,62   -9,52    96,37   0,60  ║ 
║  3    6     4   2     -6,60     9,62  0,35   -7,87    11,47   0,34   -9,52    13,86   0,33  ║ 
║  3    6     5   2     -6,60     4,54  0,24   -7,87     5,41   0,24   -9,52     6,54   0,24  ║ 
║  3    6     6   2     -6,60     4,46  0,24   -7,87     5,32   0,24   -9,52     6,43   0,23  ║ 
║  3    6     7   2     -6,60     6,13  0,26   -7,87     7,31   0,26   -9,52     8,83   0,25  ║ 
║  3    6     8   2     -6,60    73,73  0,67   -7,87    87,90   0,67   -9,52   106,26   0,64  ║ 
║  3    6     9   2     -6,82    67,84  0,56   -8,15    81,07   0,55  -10,08   100,24   0,55  ║ 
║  3    6    10   2     -6,82    50,91  0,58   -8,15    60,83   0,58  -10,08    75,22   0,57  ║ 
║  3    6    11   2     -6,82     7,26  0,25   -8,15     8,68   0,25  -10,08    10,73   0,25  ║ 
║  3    6    12   2     -6,82    10,25  0,30   -8,15    12,25   0,29  -10,08    15,15   0,29  ║ 
║  3    6    13   2     -6,82    12,36  0,33   -8,15    14,77   0,33  -10,08    18,26   0,33  ║ 
║  3    6    14   2     -6,82     7,26  0,24   -8,15     8,68   0,24  -10,08    10,73   0,24  ║ 
║  3    6    15   2     -6,82    58,89  0,61   -8,15    70,37   0,61  -10,08    87,02   0,60  ║ 
║  3    6    16   2     -6,82    64,70  0,54   -8,15    77,30   0,54  -10,08    95,59   0,53  ║ 
║  3    6    17   2     -6,95    65,39  0,58   -8,32    78,23   0,57  -10,41    97,93   0,58  ║ 
║  3    6    18   2     -6,95    19,33  0,42   -8,32    23,12   0,41  -10,41    28,94   0,42  ║ 
║  3    6    19   2     -6,95     4,42  0,17   -8,32     5,28   0,17  -10,41     6,61   0,17  ║ 
║  3    6    20   2     -6,95     7,52  0,25   -8,32     9,00   0,25  -10,42    11,27   0,25  ║ 
║  3    6    21   2     -6,95     8,36  0,26   -8,32    10,00   0,26  -10,42    12,52   0,26  ║ 
║  3    6    22   2     -6,95     2,20  0,11   -8,32     2,63   0,10  -10,41     3,29   0,11  ║ 
║  3    6    23   2     -6,95    19,33  0,42   -8,32    23,12   0,42  -10,41    28,94   0,42  ║ 
║  3    6    24   2     -6,95    70,73  0,58   -8,32    84,62   0,57  -10,41   105,94   0,58  ║ 
║  3    6    25   2     -7,06    66,37  0,59   -8,45    79,49   0,59  -10,68   100,46   0,59  ║ 
║  3    6    26   2     -7,06    19,62  0,43   -8,45    23,49   0,43  -10,68    29,69   0,44  ║ 
║  3    6    27   2     -7,06    10,60  0,28   -8,45    12,70   0,28  -10,68    16,05   0,28  ║ 
║  3    6    28   2     -7,06    13,90  0,70   -8,45    16,65   0,70  -10,68    19,94   0,70  ║ 
║  3    6    29   2     -7,06    28,89  0,51   -8,45    34,60   0,51  -10,68    43,73   0,51  ║ 
║  3    6    30   2     -7,06    28,89  0,49   -8,45    34,60   0,49  -10,68    43,73   0,50  ║ 
║  3    6    31   2     -7,06    13,90  0,70   -8,45    16,65   0,70  -10,68    19,91   0,70  ║ 
║  3    6    32   2     -7,06    12,23  0,31   -8,45    14,65   0,31  -10,68    18,51   0,31  ║ 
║  3    6    33   2     -7,06    19,62  0,43   -8,45    23,49   0,43  -10,68    29,69   0,43  ║ 
║  3    6    34   2     -7,06    71,80  0,59   -8,45    85,98   0,59  -10,68   108,67   0,59  ║ 
║  3    6    35   2     -7,19    69,25  0,59   -8,62    83,03   0,59  -11,01   106,13   0,60  ║ 
║  3    6    36   2     -7,19    56,44  0,55   -8,62    67,67   0,55  -11,01    86,49   0,56  ║ 
║  3    6    37   2     -7,19     7,65  0,28   -8,62     9,17   0,28  -11,01    11,72   0,29  ║ 
║  3    6    38   2     -7,19     5,74  0,30   -8,62     6,88   0,30  -11,01     8,79   0,31  ║ 
║  3    6    39   2     -7,19     7,65  0,36   -8,62     9,17   0,36  -11,01    11,72   0,37  ║ 
║  3    6    40   2     -7,19     6,67  0,25   -8,62     8,00   0,25  -11,01    10,22   0,26  ║ 
║  3    6    41   2     -7,19    57,00  0,56   -8,62    68,34   0,56  -11,01    87,35   0,57  ║ 
║  3    6    42   2     -7,19    72,56  0,58   -8,62    87,00   0,58  -11,01   111,20   0,59  ║ 
║  3    6    43   2     -7,41    71,38  0,73   -8,90    85,74   0,73  -11,58    97,98   0,76  ║ 
║  3    6    44   2     -7,41     4,15  0,32   -8,90     4,99   0,32  -11,58     6,49   0,33  ║ 
║  3    6    45   2     -7,41    74,23  0,76   -8,90    89,16   0,76  -11,58    97,49   0,79  ║ 
║  3    6    46   2     -7,75    98,32  0,85   -9,34   115,51   0,85  -12,46   115,51   0,91  ║ 
║  3    6    47   2     -7,75     4,35  0,28   -9,34     5,23   0,28  -12,46     6,99   0,30  ║ 
║  3    6    48   2     -7,75     7,20  0,36   -9,34     8,67   0,36  -12,46    11,57   0,38  ║ 
║  3    6    49   2     -7,75    97,14  0,86   -9,34   113,24   0,86  -12,46   113,24   0,92  ║ 
║  3    6    50   2      5,49    37,48  0,56    6,56    44,78   0,56    7,83    53,48   0,53  ║ 
║  3    6    51   2      5,67    38,73  0,57    6,79    46,38   0,57    8,30    56,70   0,56  ║ 
║  3    6    52   2      5,30     1,91  0,11    6,32     2,27   0,11    7,35     2,64   0,10  ║ 
║  3    6    53   2      5,86     2,11  0,12    7,04     2,53   0,12    8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3    6    54   2     -6,82     4,61  0,62   -8,15     5,51   0,61  -10,08     6,81   0,61  ║ 
║  3    6    55   2     -7,41     8,93  0,32   -8,90    10,73   0,32  -11,58    13,97   0,34  ║ 
║  3    6    56   2     -7,40     3,37  0,44   -8,89     4,05   0,44  -11,57     5,27   0,46  ║ 
║  3    6    57   2      4,95     5,20  0,32    5,87     6,17   0,32    6,44     6,78   0,28  ║ 
║  3    6    58   2      4,94     0,14  0,03    5,86     0,17   0,03    6,44     0,19   0,03  ║ 
║  3    6    59   2      4,94     0,14  0,02    5,86     0,17   0,02    6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3    6    60   2      4,94     0,14  0,03    5,86     0,17   0,03    6,44     0,19   0,03  ║ 
║  3    6    61   2      4,94    11,32  0,32    5,86    13,43   0,31    6,44    14,75   0,28  ║ 
║  3    6    62   2      4,94    11,32  0,30    5,86    13,43   0,29    6,44    14,75   0,26  ║ 
║  3    6    63   2      4,94    11,32  0,30    5,86    13,43   0,30    6,44    14,75   0,26  ║ 
║  3    6    64   2      4,94    11,32  0,33    5,86    13,43   0,32    6,44    14,75   0,28  ║ 
║  3    6    65   2      4,94     0,14  0,02    5,86     0,17   0,02    6,44     0,19   0,02  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    6    66   2      4,94     0,14  0,02    5,86     0,17   0,02    6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3    6    67   2      4,94     0,14  0,02    5,86     0,17   0,02    6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3    6    68   2      4,94     6,69  0,71    5,86     7,93   0,70    6,44     8,71   0,62  ║ 
║  3    6    69   2      4,98     5,66  0,21    5,92     6,71   0,20    6,54     7,43   0,18  ║ 
║  3    6    70   2      4,98    12,23  0,29    5,92    14,51   0,29    6,54    16,05   0,26  ║ 
║  3    6    71   2      4,98    12,23  0,29    5,92    14,51   0,28    6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3    6    72   2      4,98     6,01  0,23    5,92     7,14   0,23    6,54     7,89   0,20  ║ 
║  3    6    73   2      4,98     5,31  0,20    5,92     6,30   0,20    6,54     6,97   0,18  ║ 
║  3    6    74   2      4,98    12,23  0,29    5,92    14,51   0,28    6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3    6    75   2      4,98    12,23  0,28    5,92    14,51   0,28    6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3    6    76   2      4,98     6,37  0,22    5,92     7,56   0,22    6,54     8,37   0,19  ║ 
║  3    6    77   2      5,20     6,27  0,22    6,19     7,46   0,22    7,08     8,55   0,20  ║ 
║  3    6    78   2      5,20    12,74  0,32    6,19    15,17   0,32    7,08    17,38   0,29  ║ 
║  3    6    79   2      5,20    12,74  0,33    6,19    15,17   0,32    7,08    17,38   0,30  ║ 
║  3    6    80   2      5,20     5,90  0,19    6,19     7,02   0,19    7,08     8,04   0,17  ║ 
║  3    6    81   2      5,20     8,60  0,21    6,19    10,24   0,21    7,08    11,73   0,19  ║ 
║  3    6    82   2      5,20    17,00  0,31    6,19    20,24   0,31    7,08    23,19   0,28  ║ 
║  3    6    83   2      5,20     5,53  0,20    6,19     6,58   0,19    7,08     7,54   0,18  ║ 
║  3    6    84   2      5,30     5,64  0,31    6,32     6,72   0,31    7,35     7,82   0,29  ║ 
║  3    6    85   2      5,30    13,00  0,45    6,32    15,49   0,44    7,35    18,02   0,41  ║ 
║  3    6    86   2      5,30    43,67  0,59    6,32    52,06   0,59    7,35    60,56   0,55  ║ 
║  3    6    87   2      5,30    26,01  0,53    6,32    31,01   0,52    7,35    36,07   0,49  ║ 
║  3    6    88   2      5,30    13,00  0,34    6,32    15,49   0,34    7,35    18,02   0,32  ║ 
║  3    6    89   2      5,30    49,42  0,54    6,32    58,91   0,54    7,35    68,53   0,50  ║ 
║  3    6    90   2      5,20    19,14  0,35    6,19    22,79   0,35    7,08    26,10   0,32  ║ 
║  3    6    91   2      5,30    13,86  0,34    6,32    16,52   0,34    7,35    19,22   0,31  ║ 
║  3    6    92   2      5,30    10,43  0,32    6,32    12,44   0,32    7,35    14,47   0,30  ║ 
║  3    6    93   2      5,49    40,07  0,54    6,56    47,88   0,53    7,83    57,18   0,51  ║ 
║  3    6    94   2      5,49     3,08  0,15    6,56     3,68   0,15    7,83     4,39   0,14  ║ 
║  3    6    95   2     -4,35     2,48  0,14   -5,23     2,98   0,14   -6,98     3,98   0,15  ║ 
║  3    6    96   2     -9,07     3,89  0,26  -10,87     4,66   0,26  -13,78     5,91   0,26  ║ 
║  3    6    97   2      5,67    41,42  0,55    6,79    49,59   0,55    8,30    60,62   0,54  ║ 
║  3    6    98   2      5,67     3,18  0,15    6,79     3,81   0,15    8,30     4,65   0,15  ║ 
║  3    6    99   2      5,86     5,84  0,34    7,04     7,01   0,34    8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3    6   100   2      5,86    14,38  0,48    7,04    17,26   0,48    8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3    6   101   2      5,86    48,79  0,65    7,04    58,55   0,65    8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3    6   102   2      5,86    28,79  0,59    7,04    34,55   0,59    8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3    6   103   2      5,86    14,38  0,36    7,04    17,26   0,36    8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3    6   104   2      5,86    53,79  0,54    7,04    64,55   0,54    8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3    6   105   2      5,86     6,24  0,19    7,04     7,49   0,19    8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3    6   106   2     -7,41    10,02  0,26   -8,90    12,03   0,26  -11,58    15,66   0,27  ║ 
║  3    6   107   2      5,96     6,35  0,24    7,16     7,63   0,24    9,05     9,63   0,24  ║ 
║  3    6   108   2      5,96    14,63  0,36    7,16    17,57   0,36    9,05    22,20   0,36  ║ 
║  3    6   109   2      5,96    14,63  0,39    7,16    17,57   0,39    9,05    22,20   0,39  ║ 
║  3    6   110   2      5,96     7,63  0,23    7,16     9,16   0,23    9,05    11,57   0,24  ║ 
║  3    6   111   2      5,96     9,87  0,29    7,16    11,86   0,29    9,05    14,98   0,29  ║ 
║  3    6   112   2      5,96    19,52  0,38    7,16    23,44   0,38    9,05    29,62   0,38  ║ 
║  3    6   113   2      5,96     4,76  0,18    7,16     5,72   0,18    9,05     7,22   0,18  ║ 
║  3    6   114   2      5,96    20,01  0,39    7,16    24,03   0,39    9,05    30,36   0,39  ║ 
║  3    6   115   2      6,17     6,57  0,24    7,43     7,91   0,24    9,59    10,21   0,25  ║ 
║  3    6   116   2      6,17    15,14  0,36    7,43    18,23   0,37    9,59    23,53   0,38  ║ 
║  3    6   117   2      6,17    15,14  0,36    7,43    18,23   0,36    9,59    23,53   0,37  ║ 
║  3    6   118   2      6,17     7,90  0,30    7,43     9,50   0,30    9,59    12,27   0,31  ║ 
║  3    6   119   2      6,17     6,57  0,25    7,43     7,91   0,25    9,59    10,21   0,26  ║ 
║  3    6   120   2      6,17    15,14  0,36    7,43    18,23   0,36    9,59    23,53   0,37  ║ 
║  3    6   121   2      6,17    15,14  0,35    7,43    18,23   0,35    9,59    23,53   0,36  ║ 
║  3    6   122   2      6,17     7,90  0,27    7,43     9,50   0,27    9,59    12,27   0,28  ║ 
║  3    6   123   2      6,22     5,37  0,47    7,50     6,47   0,47    9,72     8,38   0,49  ║ 
║  3    6   124   2      6,22     0,18  0,05    7,50     0,22   0,05    9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3    6   125   2      6,22     0,18  0,06    7,50     0,22   0,06    9,72     0,28   0,06  ║ 
║  3    6   126   2      6,22     0,18  0,04    7,50     0,22   0,04    9,72     0,28   0,04  ║ 
║  3    6   127   2      6,22    14,76  0,38    7,50    17,78   0,38    9,72    23,05   0,40  ║ 
║  3    6   128   2      6,22    17,30  0,44    7,50    20,84   0,45    9,72    27,02   0,46  ║ 
║  3    6   129   2      6,22    11,28  0,35    7,50    13,58   0,35    9,72    17,61   0,36  ║ 
║  3    6   130   2      6,22    17,30  0,42    7,50    20,84   0,42    9,72    27,02   0,44  ║ 
║  3    6   131   2      6,22     0,18  0,04    7,50     0,22   0,04    9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3    6   132   2      6,22     0,18  0,06    7,50     0,22   0,06    9,72     0,28   0,06  ║ 
║  3    6   133   2      6,22     0,18  0,04    7,50     0,22   0,04    9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3    6   134   2      6,22     7,51  0,54    7,50     9,04   0,54    9,72    11,72   0,56  ║ 
║  3    6   135   2      5,86    14,38  1,00    7,04    14,38   1,00    8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3    6   136   2     -7,49    89,38  0,82   -8,33    99,33   0,76   -9,52   108,44   0,70  ║ 
║  3    7     2   2     -7,49    89,38  0,82   -8,33    99,33   0,76   -9,52   108,44   0,70  ║ 
║  3    7     3   2     -7,85    79,48  0,74   -8,91    90,20   0,70  -10,45   105,80   0,66  ║ 
║  3    7     4   2     -7,85    11,44  0,41   -8,91    12,98   0,39  -10,45    15,22   0,37  ║ 
║  3    7     5   2     -7,85     5,39  0,29   -8,91     6,12   0,28  -10,45     7,18   0,26  ║ 
║  3    7     6   2     -7,85     5,30  0,29   -8,91     6,02   0,27  -10,45     7,06   0,26  ║ 
║  3    7     7   2     -7,85     7,29  0,31   -8,91     8,27   0,29  -10,45     9,70   0,28  ║ 
║  3    7     8   2     -7,85    87,64  0,80   -8,91    99,46   0,75  -10,45   110,08   0,71  ║ 
║  3    7     9   2     -8,08    80,31  0,66   -9,28    92,26   0,63  -11,04   109,81   0,60  ║ 
║  3    7    10   2     -8,08    60,26  0,69   -9,28    69,23   0,66  -11,04    82,40   0,62  ║ 
║  3    7    11   2     -8,08     8,60  0,30   -9,28     9,88   0,29  -11,04    11,76   0,27  ║ 
║  3    7    12   2     -8,08    12,13  0,35   -9,28    13,94   0,33  -11,04    16,59   0,32  ║ 
║  3    7    13   2     -8,08    14,63  0,39   -9,28    16,81   0,37  -11,04    20,01   0,36  ║ 
║  3    7    14   2     -8,08     8,60  0,29   -9,28     9,88   0,27  -11,04    11,76   0,26  ║ 
║  3    7    15   2     -8,08    69,71  0,72   -9,28    80,09   0,69  -11,04    95,33   0,66  ║ 
║  3    7    16   2     -8,08    76,58  0,64   -9,28    87,98   0,61  -11,04   104,72   0,58  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7    17   2     -8,21    77,22  0,68   -9,50    89,32   0,66  -11,39   107,16   0,63  ║ 
║  3    7    18   2     -8,21    22,82  0,49   -9,50    26,40   0,47  -11,39    31,67   0,45  ║ 
║  3    7    19   2     -8,21     5,22  0,20   -9,49     6,03   0,19  -11,39     7,24   0,18  ║ 
║  3    7    20   2     -8,21     8,88  0,29   -9,50    10,28   0,28  -11,40    12,33   0,27  ║ 
║  3    7    21   2     -8,21     9,87  0,31   -9,50    11,42   0,30  -11,40    13,70   0,29  ║ 
║  3    7    22   2     -8,21     2,59  0,12   -9,50     3,00   0,12  -11,39     3,60   0,12  ║ 
║  3    7    23   2     -8,21    22,82  0,50   -9,50    26,40   0,48  -11,39    31,67   0,46  ║ 
║  3    7    24   2     -8,21    83,53  0,68   -9,50    96,62   0,66  -11,39   115,91   0,63  ║ 
║  3    7    25   2     -8,32    78,24  0,69   -9,67    90,98   0,67  -11,68   109,83   0,65  ║ 
║  3    7    26   2     -8,32    23,12  0,51   -9,67    26,89   0,49  -11,68    32,46   0,48  ║ 
║  3    7    27   2     -8,32    12,50  0,33   -9,67    14,53   0,32  -11,68    17,54   0,31  ║ 
║  3    7    28   2     -8,32    16,38  0,82   -9,67    19,05   0,80  -11,68    19,94   0,77  ║ 
║  3    7    29   2     -8,32    34,06  0,60   -9,67    39,61   0,58  -11,68    47,81   0,56  ║ 
║  3    7    30   2     -8,32    34,06  0,58   -9,67    39,61   0,56  -11,68    47,81   0,54  ║ 
║  3    7    31   2     -8,32    16,38  0,82   -9,67    19,05   0,80  -11,68    19,91   0,77  ║ 
║  3    7    32   2     -8,32    14,42  0,36   -9,67    16,77   0,35  -11,68    20,24   0,34  ║ 
║  3    7    33   2     -8,32    23,12  0,51   -9,67    26,89   0,49  -11,68    32,46   0,47  ║ 
║  3    7    34   2     -8,32    84,63  0,69   -9,67    98,42   0,67  -11,68   118,80   0,65  ║ 
║  3    7    35   2     -8,45    81,45  0,70   -9,89    95,32   0,68  -12,03   115,90   0,66  ║ 
║  3    7    36   2     -8,45    66,38  0,65   -9,89    77,68   0,63  -12,03    94,45   0,62  ║ 
║  3    7    37   2     -8,45     9,00  0,33   -9,89    10,53   0,33  -12,03    12,80   0,32  ║ 
║  3    7    38   2     -8,45     6,75  0,35   -9,89     7,90   0,34  -12,03     9,60   0,33  ║ 
║  3    7    39   2     -8,45     9,00  0,42   -9,89    10,53   0,41  -12,03    12,80   0,40  ║ 
║  3    7    40   2     -8,45     7,85  0,30   -9,89     9,18   0,29  -12,03    11,17   0,28  ║ 
║  3    7    41   2     -8,45    67,04  0,66   -9,89    78,45   0,64  -12,03    95,39   0,62  ║ 
║  3    7    42   2     -8,45    85,34  0,68   -9,89    99,88   0,66  -12,03   121,44   0,64  ║ 
║  3    7    43   2     -8,68    83,64  0,85  -10,26    97,98   0,84  -12,62    97,98   0,83  ║ 
║  3    7    44   2     -8,68     4,87  0,38  -10,26     5,75   0,37  -12,62     7,08   0,36  ║ 
║  3    7    45   2     -8,68    86,98  0,89  -10,26    97,49   0,88  -12,62    97,49   0,87  ║ 
║  3    7    46   2     -9,04   114,61  0,99  -10,84   115,51   0,99  -13,55   115,51   0,99  ║ 
║  3    7    47   2     -9,04     5,07  0,33  -10,84     6,08   0,33  -13,55     7,60   0,33  ║ 
║  3    7    48   2     -9,04     8,39  0,42  -10,84    10,06   0,42  -13,55    12,58   0,42  ║ 
║  3    7    49   2     -9,04   113,24  1,00  -10,84   113,24   1,00  -13,55   113,24   1,00  ║ 
║  3    7    50   2     -0,09     0,64  0,01   -0,15     1,04   0,01   -0,25     1,68   0,02  ║ 
║  3    7    51   2      0,10     0,66  0,01    0,16     1,07   0,01    0,25     1,72   0,02  ║ 
║  3    7    52   2     -0,29     0,10  0,01   -0,47     0,17   0,01   -0,75     0,27   0,01  ║ 
║  3    7    53   2      0,30     0,11  0,01    0,48     0,17   0,01    0,77     0,28   0,01  ║ 
║  3    7    54   2     -8,08     5,45  0,73   -9,28     6,27   0,70  -11,04     7,46   0,66  ║ 
║  3    7    55   2     -8,68    10,47  0,38  -10,26    12,38   0,37  -12,62    15,23   0,37  ║ 
║  3    7    56   2     -8,68     3,95  0,52  -10,26     4,67   0,51  -12,62     5,74   0,50  ║ 
║  3    7    57   2     -0,65     0,69  0,04   -1,06     1,12   0,06   -1,71     1,80   0,07  ║ 
║  3    7    58   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,01   -1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    7    59   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,00   -1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    7    60   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,01   -1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    7    61   2     -0,65     1,50  0,04   -1,07     2,44   0,06   -1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    7    62   2     -0,65     1,50  0,04   -1,07     2,44   0,05   -1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    7    63   2     -0,65     1,50  0,04   -1,07     2,44   0,05   -1,71     3,92   0,07  ║ 
║  3    7    64   2     -0,65     1,50  0,04   -1,07     2,44   0,06   -1,71     3,92   0,08  ║ 
║  3    7    65   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,00   -1,71     0,05   0,01  ║ 
║  3    7    66   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,00   -1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    7    67   2     -0,65     0,02  0,00   -1,07     0,03   0,00   -1,71     0,05   0,00  ║ 
║  3    7    68   2     -0,65     0,88  0,09   -1,07     1,44   0,13   -1,71     2,32   0,16  ║ 
║  3    7    69   2     -0,61     0,69  0,03   -1,00     1,13   0,03   -1,60     1,82   0,04  ║ 
║  3    7    70   2     -0,61     1,50  0,04   -1,00     2,45   0,05   -1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    7    71   2     -0,61     1,50  0,04   -1,00     2,45   0,05   -1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    7    72   2     -0,61     0,74  0,03   -1,00     1,20   0,04   -1,60     1,93   0,05  ║ 
║  3    7    73   2     -0,61     0,65  0,02   -1,00     1,06   0,03   -1,60     1,71   0,04  ║ 
║  3    7    74   2     -0,61     1,50  0,04   -1,00     2,45   0,05   -1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    7    75   2     -0,61     1,50  0,03   -1,00     2,45   0,05   -1,60     3,93   0,06  ║ 
║  3    7    76   2     -0,61     0,78  0,03   -1,00     1,28   0,04   -1,60     2,05   0,05  ║ 
║  3    7    77   2     -0,39     0,47  0,02   -0,64     0,77   0,02   -1,03     1,24   0,03  ║ 
║  3    7    78   2     -0,39     0,96  0,02   -0,64     1,57   0,03   -1,03     2,53   0,04  ║ 
║  3    7    79   2     -0,39     0,96  0,02   -0,64     1,57   0,03   -1,03     2,53   0,04  ║ 
║  3    7    80   2     -0,39     0,45  0,01   -0,64     0,73   0,02   -1,03     1,17   0,03  ║ 
║  3    7    81   2     -0,39     0,65  0,02   -0,64     1,06   0,02   -1,03     1,71   0,03  ║ 
║  3    7    82   2     -0,39     1,29  0,02   -0,64     2,10   0,03   -1,03     3,37   0,04  ║ 
║  3    7    83   2     -0,39     0,42  0,01   -0,64     0,68   0,02   -1,03     1,10   0,03  ║ 
║  3    7    84   2     -0,29     0,31  0,02   -0,47     0,50   0,02   -0,75     0,80   0,03  ║ 
║  3    7    85   2     -0,29     0,71  0,02   -0,47     1,15   0,03   -0,75     1,85   0,04  ║ 
║  3    7    86   2     -0,29     2,37  0,03   -0,47     3,87   0,04   -0,75     6,22   0,06  ║ 
║  3    7    87   2     -0,29     1,41  0,03   -0,47     2,31   0,04   -0,75     3,70   0,05  ║ 
║  3    7    88   2     -0,29     0,71  0,02   -0,47     1,15   0,03   -0,75     1,85   0,03  ║ 
║  3    7    89   2     -0,29     2,68  0,03   -0,47     4,38   0,04   -0,75     7,04   0,05  ║ 
║  3    7    90   2     -0,39     1,45  0,03   -0,64     2,36   0,04   -1,03     3,80   0,05  ║ 
║  3    7    91   2     -0,29     0,75  0,02   -0,47     1,23   0,02   -0,75     1,97   0,03  ║ 
║  3    7    92   2     -0,29     0,57  0,02   -0,47     0,93   0,02   -0,75     1,49   0,03  ║ 
║  3    7    93   2     -0,09     0,68  0,01   -0,15     1,12   0,01   -0,25     1,80   0,02  ║ 
║  3    7    94   2     -0,09     0,05  0,00   -0,15     0,09   0,00   -0,25     0,14   0,00  ║ 
║  3    7    95   2     -7,81     4,45  0,25   -9,19     5,24   0,24  -11,25     6,41   0,24  ║ 
║  3    7    96   2     -7,59     3,26  0,21   -8,94     3,83   0,21  -10,94     4,69   0,21  ║ 
║  3    7    97   2      0,10     0,71  0,01    0,16     1,15   0,01    0,25     1,84   0,02  ║ 
║  3    7    98   2      0,10     0,05  0,00    0,16     0,09   0,00    0,25     0,14   0,00  ║ 
║  3    7    99   2      0,30     0,30  0,02    0,48     0,48   0,02    0,77     0,77   0,03  ║ 
║  3    7   100   2      0,30     0,73  0,02    0,48     1,18   0,03    0,77     1,90   0,04  ║ 
║  3    7   101   2      0,30     2,47  0,03    0,48     4,02   0,04    0,77     6,44   0,06  ║ 
║  3    7   102   2      0,30     1,46  0,03    0,48     2,37   0,04    0,77     3,80   0,05  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

312 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7   103   2      0,30     0,73  0,02    0,48     1,18   0,02    0,77     1,90   0,03  ║ 
║  3    7   104   2      0,30     2,72  0,03    0,48     4,43   0,04    0,77     7,11   0,05  ║ 
║  3    7   105   2      0,30     0,32  0,01    0,48     0,51   0,01    0,77     0,82   0,02  ║ 
║  3    7   106   2     -8,68    11,74  0,30  -10,26    13,88   0,30  -12,62    17,07   0,29  ║ 
║  3    7   107   2      0,40     0,43  0,02    0,65     0,69   0,02    1,04     1,11   0,03  ║ 
║  3    7   108   2      0,40     0,98  0,02    0,65     1,60   0,03    1,04     2,56   0,04  ║ 
║  3    7   109   2      0,40     0,98  0,03    0,65     1,60   0,04    1,04     2,56   0,04  ║ 
║  3    7   110   2      0,40     0,51  0,02    0,65     0,83   0,02    1,04     1,33   0,03  ║ 
║  3    7   111   2      0,40     0,66  0,02    0,65     1,08   0,03    1,04     1,73   0,03  ║ 
║  3    7   112   2      0,40     1,31  0,03    0,65     2,13   0,03    1,04     3,42   0,04  ║ 
║  3    7   113   2      0,40     0,32  0,01    0,65     0,52   0,02    1,04     0,83   0,02  ║ 
║  3    7   114   2      0,40     1,34  0,03    0,65     2,18   0,04    1,04     3,50   0,05  ║ 
║  3    7   115   2      0,62     0,66  0,02    1,01     1,07   0,03    1,61     1,72   0,04  ║ 
║  3    7   116   2      0,62     1,52  0,04    1,01     2,47   0,05    1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    7   117   2      0,62     1,52  0,04    1,01     2,47   0,05    1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    7   118   2      0,62     0,79  0,03    1,01     1,29   0,04    1,61     2,06   0,05  ║ 
║  3    7   119   2      0,62     0,66  0,02    1,01     1,07   0,03    1,61     1,72   0,04  ║ 
║  3    7   120   2      0,62     1,52  0,04    1,01     2,47   0,05    1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    7   121   2      0,62     1,52  0,04    1,01     2,47   0,05    1,61     3,96   0,06  ║ 
║  3    7   122   2      0,62     0,79  0,03    1,01     1,29   0,04    1,61     2,06   0,05  ║ 
║  3    7   123   2      0,67     0,58  0,05    1,09     0,94   0,07    1,75     1,51   0,09  ║ 
║  3    7   124   2      0,67     0,02  0,01    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   125   2      0,67     0,02  0,01    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   126   2      0,67     0,02  0,00    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   127   2      0,67     1,59  0,04    1,09     2,59   0,06    1,75     4,15   0,07  ║ 
║  3    7   128   2      0,67     1,86  0,05    1,09     3,03   0,06    1,75     4,87   0,08  ║ 
║  3    7   129   2      0,67     1,21  0,04    1,09     1,98   0,05    1,75     3,17   0,06  ║ 
║  3    7   130   2      0,67     1,86  0,05    1,09     3,03   0,06    1,75     4,87   0,08  ║ 
║  3    7   131   2      0,67     0,02  0,00    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   132   2      0,67     0,02  0,01    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   133   2      0,67     0,02  0,00    1,09     0,03   0,01    1,75     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   134   2      0,67     0,81  0,06    1,09     1,32   0,08    1,75     2,11   0,10  ║ 
║  3    7   135   2      0,30     0,73  0,05    0,48     1,18   0,07    0,77     1,90   0,09  ║ 
║  3    7   136   2     -7,03    83,82  0,77   -8,33    99,41   0,76   -9,72   108,44   0,71  ║ 
║  3    8     2   2     -7,03    83,82  0,77   -8,33    99,41   0,76   -9,72   108,44   0,71  ║ 
║  3    8     3   2     -7,33    74,22  0,70   -8,84    89,53   0,70  -10,60   106,71   0,67  ║ 
║  3    8     4   2     -7,33    10,68  0,39   -8,84    12,88   0,39  -10,60    15,44   0,37  ║ 
║  3    8     5   2     -7,33     5,04  0,27   -8,84     6,08   0,27  -10,60     7,29   0,26  ║ 
║  3    8     6   2     -7,33     4,95  0,27   -8,84     5,97   0,27  -10,60     7,16   0,26  ║ 
║  3    8     7   2     -7,33     6,80  0,29   -8,84     8,21   0,29  -10,60     9,84   0,28  ║ 
║  3    8     8   2     -7,33    81,84  0,74   -8,84    98,72   0,75  -10,60   110,08   0,72  ║ 
║  3    8     9   2     -7,52    74,79  0,61   -9,17    91,13   0,62  -11,17   111,04   0,61  ║ 
║  3    8    10   2     -7,52    56,13  0,64   -9,17    68,39   0,65  -11,17    83,32   0,63  ║ 
║  3    8    11   2     -7,52     8,01  0,28   -9,17     9,76   0,28  -11,17    11,89   0,28  ║ 
║  3    8    12   2     -7,52    11,30  0,33   -9,17    13,77   0,33  -11,17    16,78   0,32  ║ 
║  3    8    13   2     -7,52    13,63  0,36   -9,17    16,60   0,37  -11,17    20,23   0,36  ║ 
║  3    8    14   2     -7,52     8,01  0,27   -9,17     9,76   0,27  -11,17    11,89   0,26  ║ 
║  3    8    15   2     -7,52    64,93  0,67   -9,17    79,11   0,68  -11,17    96,26   0,67  ║ 
║  3    8    16   2     -7,52    71,32  0,60   -9,17    86,91   0,61  -11,17   105,89   0,59  ║ 
║  3    8    17   2     -7,64    71,81  0,63   -9,36    87,99   0,65  -11,50   108,16   0,64  ║ 
║  3    8    18   2     -7,64    21,22  0,46   -9,36    26,01   0,47  -11,50    31,97   0,46  ║ 
║  3    8    19   2     -7,63     4,85  0,18   -9,35     5,94   0,19  -11,50     7,31   0,18  ║ 
║  3    8    20   2     -7,64     8,26  0,27   -9,36    10,13   0,28  -11,51    12,45   0,27  ║ 
║  3    8    21   2     -7,64     9,18  0,29   -9,36    11,25   0,29  -11,51    13,83   0,29  ║ 
║  3    8    22   2     -7,64     2,41  0,12   -9,36     2,96   0,12  -11,50     3,63   0,12  ║ 
║  3    8    23   2     -7,64    21,22  0,46   -9,36    26,01   0,47  -11,50    31,97   0,47  ║ 
║  3    8    24   2     -7,64    77,68  0,63   -9,36    95,18   0,65  -11,50   117,00   0,64  ║ 
║  3    8    25   2     -7,73    72,68  0,64   -9,51    89,45   0,66  -11,77   110,69   0,65  ║ 
║  3    8    26   2     -7,73    21,48  0,47   -9,51    26,44   0,48  -11,77    32,72   0,48  ║ 
║  3    8    27   2     -7,73    11,61  0,31   -9,51    14,29   0,32  -11,77    17,68   0,31  ║ 
║  3    8    28   2     -7,73    15,22  0,76   -9,51    18,73   0,78  -11,77    19,94   0,78  ║ 
║  3    8    29   2     -7,73    31,64  0,55   -9,51    38,94   0,57  -11,77    48,19   0,56  ║ 
║  3    8    30   2     -7,73    31,64  0,54   -9,51    38,94   0,55  -11,77    48,19   0,55  ║ 
║  3    8    31   2     -7,73    15,22  0,76   -9,51    18,73   0,78  -11,77    19,91   0,78  ║ 
║  3    8    32   2     -7,73    13,39  0,34   -9,51    16,48   0,35  -11,77    20,40   0,34  ║ 
║  3    8    33   2     -7,73    21,48  0,47   -9,51    26,44   0,48  -11,77    32,72   0,48  ║ 
║  3    8    34   2     -7,73    78,61  0,64   -9,51    96,76   0,66  -11,77   119,74   0,65  ║ 
║  3    8    35   2     -7,84    75,55  0,64   -9,70    93,48   0,66  -12,10   116,62   0,66  ║ 
║  3    8    36   2     -7,84    61,57  0,60   -9,70    76,18   0,62  -12,10    95,04   0,62  ║ 
║  3    8    37   2     -7,84     8,35  0,31   -9,70    10,33   0,32  -12,10    12,88   0,32  ║ 
║  3    8    38   2     -7,84     6,26  0,33   -9,70     7,74   0,34  -12,10     9,66   0,34  ║ 
║  3    8    39   2     -7,84     8,35  0,39   -9,70    10,33   0,40  -12,10    12,88   0,40  ║ 
║  3    8    40   2     -7,84     7,28  0,28   -9,70     9,01   0,28  -12,10    11,23   0,28  ║ 
║  3    8    41   2     -7,84    62,19  0,61   -9,70    76,94   0,63  -12,10    95,99   0,63  ║ 
║  3    8    42   2     -7,84    79,17  0,63   -9,70    97,95   0,65  -12,10   122,20   0,65  ║ 
║  3    8    43   2     -8,03    77,42  0,79  -10,03    96,61   0,82  -12,67    97,98   0,83  ║ 
║  3    8    44   2     -8,03     4,50  0,35  -10,03     5,62   0,36  -12,67     7,10   0,37  ║ 
║  3    8    45   2     -8,03    80,50  0,83  -10,03    97,49   0,86  -12,67    97,49   0,87  ║ 
║  3    8    46   2     -8,33   105,72  0,92  -10,53   115,51   0,96  -13,55   115,51   0,99  ║ 
║  3    8    47   2     -8,33     4,67  0,30  -10,53     5,91   0,32  -13,55     7,60   0,33  ║ 
║  3    8    48   2     -8,33     7,74  0,38  -10,53     9,78   0,40  -13,55    12,58   0,42  ║ 
║  3    8    49   2     -8,33   104,46  0,92  -10,53   113,24   0,97  -13,55   113,24   1,00  ║ 
║  3    8    50   2     -6,19    42,31  0,63   -7,54    51,54   0,64   -8,95    61,14   0,61  ║ 
║  3    8    51   2     -6,03    41,21  0,61   -7,27    49,69   0,61   -8,48    57,91   0,57  ║ 
║  3    8    52   2     -6,36     2,29  0,13   -7,82     2,81   0,14   -9,43     3,39   0,13  ║ 
║  3    8    53   2     -5,86     2,11  0,12   -6,99     2,51   0,12   -7,98     2,87   0,11  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    8    54   2     -7,52     5,08  0,68   -9,17     6,19   0,69  -11,17     7,48   0,67  ║ 
║  3    8    55   2     -8,03     9,69  0,35  -10,03    12,09   0,36  -12,67    15,28   0,37  ║ 
║  3    8    56   2     -8,03     3,66  0,48  -10,02     4,56   0,50  -12,66     5,76   0,50  ║ 
║  3    8    57   2     -6,67     7,02  0,43   -8,34     8,78   0,45  -10,34    10,88   0,45  ║ 
║  3    8    58   2     -6,67     0,19  0,04   -8,34     0,24   0,04  -10,34     0,30   0,04  ║ 
║  3    8    59   2     -6,67     0,19  0,02   -8,34     0,24   0,03  -10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    8    60   2     -6,67     0,19  0,04   -8,34     0,24   0,04  -10,34     0,30   0,04  ║ 
║  3    8    61   2     -6,67    15,28  0,43   -8,34    19,11   0,45  -10,34    23,69   0,44  ║ 
║  3    8    62   2     -6,67    15,28  0,40   -8,34    19,11   0,42  -10,34    23,69   0,41  ║ 
║  3    8    63   2     -6,67    15,28  0,40   -8,34    19,11   0,42  -10,34    23,69   0,42  ║ 
║  3    8    64   2     -6,67    15,28  0,44   -8,34    19,11   0,46  -10,34    23,69   0,46  ║ 
║  3    8    65   2     -6,67     0,19  0,03   -8,34     0,24   0,03  -10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    8    66   2     -6,67     0,19  0,03   -8,34     0,24   0,03  -10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    8    67   2     -6,67     0,19  0,03   -8,34     0,24   0,03  -10,34     0,30   0,03  ║ 
║  3    8    68   2     -6,67     9,02  0,96   -8,34     9,40   1,00  -10,34     9,40   0,99  ║ 
║  3    8    69   2     -6,63     7,53  0,27   -8,28     9,40   0,29  -10,24    11,62   0,28  ║ 
║  3    8    70   2     -6,63    16,27  0,39   -8,28    20,32   0,40  -10,24    25,11   0,40  ║ 
║  3    8    71   2     -6,63    16,27  0,38   -8,28    20,32   0,40  -10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    8    72   2     -6,63     8,00  0,31   -8,28     9,99   0,32  -10,24    12,35   0,32  ║ 
║  3    8    73   2     -6,63     7,06  0,27   -8,28     8,82   0,28  -10,24    10,90   0,28  ║ 
║  3    8    74   2     -6,63    16,27  0,38   -8,28    20,32   0,40  -10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    8    75   2     -6,63    16,27  0,38   -8,28    20,32   0,39  -10,24    25,11   0,39  ║ 
║  3    8    76   2     -6,63     8,48  0,29   -8,28    10,59   0,31  -10,24    13,09   0,30  ║ 
║  3    8    77   2     -6,45     7,78  0,27   -7,97     9,62   0,28   -9,70    11,70   0,27  ║ 
║  3    8    78   2     -6,45    15,82  0,40   -7,97    19,55   0,41   -9,70    23,78   0,40  ║ 
║  3    8    79   2     -6,45    15,82  0,40   -7,97    19,55   0,42   -9,70    23,78   0,41  ║ 
║  3    8    80   2     -6,45     7,32  0,24   -7,97     9,05   0,24   -9,70    11,00   0,24  ║ 
║  3    8    81   2     -6,45    10,68  0,26   -7,97    13,20   0,27   -9,70    16,05   0,26  ║ 
║  3    8    82   2     -6,45    21,10  0,38   -7,97    26,09   0,39   -9,70    31,73   0,38  ║ 
║  3    8    83   2     -6,45     6,86  0,24   -7,97     8,49   0,25   -9,70    10,32   0,24  ║ 
║  3    8    84   2     -6,36     6,77  0,37   -7,82     8,33   0,38   -9,43    10,04   0,37  ║ 
║  3    8    85   2     -6,36    15,60  0,53   -7,82    19,18   0,55   -9,43    23,14   0,53  ║ 
║  3    8    86   2     -6,36    52,42  0,71   -7,82    64,47   0,73   -9,43    73,91   0,70  ║ 
║  3    8    87   2     -6,36    31,22  0,63   -7,82    38,40   0,65   -9,43    46,31   0,63  ║ 
║  3    8    88   2     -6,36    15,60  0,41   -7,82    19,18   0,42   -9,43    23,14   0,41  ║ 
║  3    8    89   2     -6,36    59,31  0,65   -7,82    72,96   0,66   -9,43    87,99   0,64  ║ 
║  3    8    90   2     -6,45    23,75  0,44   -7,97    29,37   0,45   -9,70    35,72   0,44  ║ 
║  3    8    91   2     -6,36    16,63  0,41   -7,82    20,46   0,42   -9,43    24,68   0,40  ║ 
║  3    8    92   2     -6,36    12,52  0,39   -7,82    15,41   0,40   -9,43    18,58   0,38  ║ 
║  3    8    93   2     -6,19    45,24  0,60   -7,54    55,11   0,61   -8,95    65,37   0,58  ║ 
║  3    8    94   2     -6,19     3,47  0,17   -7,54     4,23   0,17   -8,95     5,02   0,16  ║ 
║  3    8    95   2     -9,77     5,57  0,31  -12,06     6,87   0,32  -14,91     8,50   0,31  ║ 
║  3    8    96   2     -4,19     1,80  0,12   -5,30     2,27   0,12   -6,93     2,97   0,13  ║ 
║  3    8    97   2     -6,03    44,07  0,58   -7,27    53,13   0,59   -8,48    61,92   0,55  ║ 
║  3    8    98   2     -6,03     3,38  0,16   -7,27     4,08   0,17   -8,48     4,75   0,15  ║ 
║  3    8    99   2     -5,86     5,84  0,34   -6,99     6,96   0,34   -7,98     7,95   0,31  ║ 
║  3    8   100   2     -5,86    14,38  0,48   -6,99    17,14   0,48   -7,98    19,57   0,44  ║ 
║  3    8   101   2     -5,86    48,79  0,65   -6,99    58,15   0,65   -7,98    66,40   0,59  ║ 
║  3    8   102   2     -5,86    28,79  0,59   -6,99    34,31   0,59   -7,98    39,18   0,54  ║ 
║  3    8   103   2     -5,86    14,38  0,36   -6,99    17,14   0,36   -7,98    19,57   0,33  ║ 
║  3    8   104   2     -5,86    53,79  0,54   -6,99    64,11   0,54   -7,98    73,20   0,49  ║ 
║  3    8   105   2     -5,86     6,24  0,19   -6,99     7,44   0,19   -7,98     8,49   0,17  ║ 
║  3    8   106   2     -8,03    10,86  0,28  -10,03    13,56   0,29  -12,67    17,13   0,30  ║ 
║  3    8   107   2     -5,78     6,15  0,23   -6,84     7,28   0,23   -7,72     8,22   0,20  ║ 
║  3    8   108   2     -5,78    14,17  0,35   -6,84    16,78   0,34   -7,72    18,95   0,31  ║ 
║  3    8   109   2     -5,78    14,17  0,37   -6,84    16,78   0,37   -7,72    18,95   0,33  ║ 
║  3    8   110   2     -5,78     7,39  0,23   -6,84     8,75   0,22   -7,72     9,88   0,20  ║ 
║  3    8   111   2     -5,78     9,56  0,28   -6,84    11,33   0,28   -7,72    12,79   0,25  ║ 
║  3    8   112   2     -5,78    18,90  0,37   -6,84    22,39   0,36   -7,72    25,28   0,33  ║ 
║  3    8   113   2     -5,78     4,61  0,18   -6,84     5,46   0,17   -7,72     6,17   0,16  ║ 
║  3    8   114   2     -5,78    19,38  0,38   -6,84    22,96   0,37   -7,72    25,91   0,33  ║ 
║  3    8   115   2     -5,59     5,95  0,22   -6,53     6,95   0,21   -7,18     7,64   0,19  ║ 
║  3    8   116   2     -5,59    13,72  0,33   -6,53    16,02   0,32   -7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    8   117   2     -5,59    13,72  0,32   -6,53    16,02   0,31   -7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    8   118   2     -5,59     7,15  0,27   -6,53     8,35   0,26   -7,18     9,18   0,23  ║ 
║  3    8   119   2     -5,59     5,95  0,22   -6,53     6,95   0,22   -7,18     7,64   0,19  ║ 
║  3    8   120   2     -5,59    13,72  0,32   -6,53    16,02   0,31   -7,18    17,61   0,28  ║ 
║  3    8   121   2     -5,59    13,72  0,32   -6,53    16,02   0,31   -7,18    17,61   0,27  ║ 
║  3    8   122   2     -5,59     7,15  0,25   -6,53     8,35   0,24   -7,18     9,18   0,21  ║ 
║  3    8   123   2     -5,55     4,78  0,42   -6,46     5,57   0,41   -7,05     6,08   0,35  ║ 
║  3    8   124   2     -5,55     0,16  0,04   -6,46     0,19   0,04   -7,05     0,20   0,04  ║ 
║  3    8   125   2     -5,55     0,16  0,05   -6,46     0,19   0,05   -7,05     0,20   0,05  ║ 
║  3    8   126   2     -5,55     0,16  0,04   -6,46     0,19   0,03   -7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    8   127   2     -5,55    13,16  0,34   -6,46    15,31   0,33   -7,05    16,72   0,29  ║ 
║  3    8   128   2     -5,55    15,42  0,40   -6,46    17,95   0,38   -7,05    19,60   0,34  ║ 
║  3    8   129   2     -5,55    10,05  0,31   -6,46    11,70   0,30   -7,05    12,77   0,26  ║ 
║  3    8   130   2     -5,55    15,42  0,38   -6,46    17,95   0,37   -7,05    19,60   0,32  ║ 
║  3    8   131   2     -5,55     0,16  0,04   -6,46     0,19   0,04   -7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    8   132   2     -5,55     0,16  0,05   -6,46     0,19   0,05   -7,05     0,20   0,05  ║ 
║  3    8   133   2     -5,55     0,16  0,04   -6,46     0,19   0,04   -7,05     0,20   0,03  ║ 
║  3    8   134   2     -5,55     6,69  0,48   -6,46     7,79   0,46   -7,05     8,51   0,41  ║ 
║  3    8   135   2     -5,86    14,38  1,00   -6,99    14,38   0,99   -7,98    14,38   0,91  ║ 
║  3    8   136   2     -2,34    27,96  0,26   -2,81    33,53   0,26   -3,50    41,70   0,26  ║ 
║  3    9     2   2     -2,34    27,96  0,26   -2,81    33,53   0,26   -3,50    41,70   0,26  ║ 
║  3    9     3   2     -2,41    24,36  0,23   -2,88    29,18   0,23   -3,59    36,32   0,23  ║ 
║  3    9     4   2     -2,41     3,50  0,13   -2,88     4,20   0,13   -3,59     5,23   0,13  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    9     5   2     -2,41     1,65  0,09   -2,88     1,98   0,09   -3,59     2,46   0,09  ║ 
║  3    9     6   2     -2,41     1,62  0,09   -2,88     1,95   0,09   -3,59     2,42   0,09  ║ 
║  3    9     7   2     -2,41     2,23  0,10   -2,88     2,67   0,10   -3,59     3,33   0,09  ║ 
║  3    9     8   2     -2,41    26,86  0,24   -2,88    32,17   0,24   -3,59    40,05   0,24  ║ 
║  3    9     9   2     -2,44    24,31  0,20   -2,93    29,10   0,20   -3,64    36,23   0,20  ║ 
║  3    9    10   2     -2,44    18,24  0,21   -2,93    21,84   0,21   -3,64    27,19   0,21  ║ 
║  3    9    11   2     -2,44     2,60  0,09   -2,93     3,12   0,09   -3,64     3,88   0,09  ║ 
║  3    9    12   2     -2,44     3,67  0,11   -2,93     4,40   0,11   -3,64     5,47   0,11  ║ 
║  3    9    13   2     -2,44     4,43  0,12   -2,93     5,30   0,12   -3,64     6,60   0,12  ║ 
║  3    9    14   2     -2,44     2,60  0,09   -2,93     3,12   0,09   -3,64     3,88   0,09  ║ 
║  3    9    15   2     -2,44    21,10  0,22   -2,93    25,26   0,22   -3,64    31,45   0,22  ║ 
║  3    9    16   2     -2,44    23,18  0,19   -2,93    27,75   0,19   -3,64    34,55   0,19  ║ 
║  3    9    17   2     -2,47    23,21  0,20   -2,95    27,77   0,20   -3,68    34,59   0,20  ║ 
║  3    9    18   2     -2,47     6,86  0,15   -2,95     8,21   0,15   -3,68    10,22   0,15  ║ 
║  3    9    19   2     -2,47     1,57  0,06   -2,95     1,88   0,06   -3,68     2,34   0,06  ║ 
║  3    9    20   2     -2,47     2,67  0,09   -2,95     3,20   0,09   -3,68     3,98   0,09  ║ 
║  3    9    21   2     -2,47     2,97  0,09   -2,95     3,55   0,09   -3,68     4,42   0,09  ║ 
║  3    9    22   2     -2,47     0,78  0,04   -2,95     0,93   0,04   -3,68     1,16   0,04  ║ 
║  3    9    23   2     -2,47     6,86  0,15   -2,95     8,21   0,15   -3,68    10,22   0,15  ║ 
║  3    9    24   2     -2,47    25,10  0,20   -2,95    30,04   0,20   -3,68    37,41   0,20  ║ 
║  3    9    25   2     -2,49    23,38  0,21   -2,97    27,97   0,21   -3,71    34,85   0,21  ║ 
║  3    9    26   2     -2,49     6,91  0,15   -2,97     8,27   0,15   -3,71    10,30   0,15  ║ 
║  3    9    27   2     -2,49     3,74  0,10   -2,97     4,47   0,10   -3,71     5,57   0,10  ║ 
║  3    9    28   2     -2,49     4,90  0,25   -2,97     5,86   0,24   -3,71     7,30   0,24  ║ 
║  3    9    29   2     -2,49    10,18  0,18   -2,97    12,18   0,18   -3,71    15,17   0,18  ║ 
║  3    9    30   2     -2,49    10,18  0,17   -2,97    12,18   0,17   -3,71    15,17   0,17  ║ 
║  3    9    31   2     -2,49     4,90  0,25   -2,97     5,86   0,25   -3,71     7,30   0,24  ║ 
║  3    9    32   2     -2,49     4,31  0,11   -2,97     5,16   0,11   -3,71     6,42   0,11  ║ 
║  3    9    33   2     -2,49     6,91  0,15   -2,97     8,27   0,15   -3,71    10,30   0,15  ║ 
║  3    9    34   2     -2,49    25,29  0,21   -2,97    30,26   0,21   -3,71    37,69   0,21  ║ 
║  3    9    35   2     -2,51    24,18  0,21   -3,00    28,92   0,21   -3,74    36,03   0,21  ║ 
║  3    9    36   2     -2,51    19,70  0,19   -3,00    23,57   0,19   -3,74    29,36   0,19  ║ 
║  3    9    37   2     -2,51     2,67  0,10   -3,00     3,19   0,10   -3,74     3,98   0,10  ║ 
║  3    9    38   2     -2,51     2,00  0,10   -3,00     2,40   0,10   -3,74     2,98   0,10  ║ 
║  3    9    39   2     -2,51     2,67  0,13   -3,00     3,19   0,13   -3,74     3,98   0,12  ║ 
║  3    9    40   2     -2,51     2,33  0,09   -3,00     2,79   0,09   -3,74     3,47   0,09  ║ 
║  3    9    41   2     -2,51    19,90  0,19   -3,00    23,80   0,19   -3,74    29,65   0,19  ║ 
║  3    9    42   2     -2,51    25,33  0,20   -3,00    30,30   0,20   -3,74    37,75   0,20  ║ 
║  3    9    43   2     -2,55    24,56  0,25   -3,05    29,35   0,25   -3,80    36,58   0,25  ║ 
║  3    9    44   2     -2,55     1,43  0,11   -3,05     1,71   0,11   -3,80     2,13   0,11  ║ 
║  3    9    45   2     -2,55    25,53  0,26   -3,05    30,52   0,26   -3,80    38,04   0,26  ║ 
║  3    9    46   2     -2,61    33,10  0,29   -3,12    39,52   0,29   -3,89    49,29   0,28  ║ 
║  3    9    47   2     -2,61     1,46  0,09   -3,12     1,75   0,09   -3,89     2,18   0,09  ║ 
║  3    9    48   2     -2,61     2,42  0,12   -3,12     2,89   0,12   -3,89     3,61   0,12  ║ 
║  3    9    49   2     -2,61    32,70  0,29   -3,12    39,05   0,29   -3,89    48,71   0,29  ║ 
║  3    9    50   2     -5,93    40,51  0,60   -7,11    48,59   0,60   -8,89    60,76   0,60  ║ 
║  3    9    51   2     -5,90    40,29  0,59   -7,08    48,34   0,59   -8,85    60,43   0,59  ║ 
║  3    9    52   2     -5,96     2,14  0,13   -7,15     2,57   0,13   -8,94     3,22   0,13  ║ 
║  3    9    53   2     -5,86     2,11  0,12   -7,04     2,53   0,12   -8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3    9    54   2     -2,44     1,65  0,22   -2,93     1,98   0,22   -3,64     2,46   0,22  ║ 
║  3    9    55   2     -2,55     3,07  0,11   -3,05     3,67   0,11   -3,80     4,58   0,11  ║ 
║  3    9    56   2     -2,55     1,16  0,15   -3,05     1,39   0,15   -3,80     1,73   0,15  ║ 
║  3    9    57   2     -6,03     6,34  0,39   -7,22     7,60   0,39   -9,04     9,51   0,39  ║ 
║  3    9    58   2     -6,03     0,17  0,04   -7,22     0,21   0,04   -9,04     0,26   0,04  ║ 
║  3    9    59   2     -6,03     0,17  0,02   -7,22     0,21   0,02   -9,04     0,26   0,02  ║ 
║  3    9    60   2     -6,03     0,17  0,04   -7,22     0,21   0,04   -9,04     0,26   0,04  ║ 
║  3    9    61   2     -6,03    13,81  0,39   -7,22    16,55   0,39   -9,04    20,70   0,39  ║ 
║  3    9    62   2     -6,03    13,81  0,36   -7,22    16,55   0,36   -9,04    20,70   0,36  ║ 
║  3    9    63   2     -6,03    13,81  0,36   -7,22    16,55   0,36   -9,04    20,70   0,36  ║ 
║  3    9    64   2     -6,03    13,81  0,40   -7,22    16,55   0,40   -9,04    20,70   0,40  ║ 
║  3    9    65   2     -6,03     0,17  0,03   -7,22     0,21   0,03   -9,04     0,26   0,03  ║ 
║  3    9    66   2     -6,03     0,17  0,03   -7,22     0,21   0,03   -9,04     0,26   0,03  ║ 
║  3    9    67   2     -6,03     0,17  0,02   -7,22     0,21   0,02   -9,04     0,26   0,02  ║ 
║  3    9    68   2     -6,03     8,15  0,87   -7,22     9,40   0,87   -9,04     9,40   0,87  ║ 
║  3    9    69   2     -6,02     6,83  0,25   -7,22     8,19   0,25   -9,02    10,24   0,25  ║ 
║  3    9    70   2     -6,02    14,77  0,35   -7,22    17,70   0,35   -9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    9    71   2     -6,02    14,77  0,35   -7,22    17,70   0,35   -9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    9    72   2     -6,02     7,26  0,28   -7,22     8,70   0,28   -9,02    10,89   0,28  ║ 
║  3    9    73   2     -6,02     6,41  0,24   -7,22     7,68   0,24   -9,02     9,61   0,24  ║ 
║  3    9    74   2     -6,02    14,77  0,35   -7,22    17,70   0,35   -9,02    22,14   0,35  ║ 
║  3    9    75   2     -6,02    14,77  0,34   -7,22    17,70   0,34   -9,02    22,14   0,34  ║ 
║  3    9    76   2     -6,02     7,70  0,27   -7,22     9,23   0,27   -9,02    11,54   0,27  ║ 
║  3    9    77   2     -5,98     7,22  0,25   -7,17     8,65   0,25   -8,97    10,82   0,25  ║ 
║  3    9    78   2     -5,98    14,67  0,37   -7,17    17,59   0,37   -8,97    22,00   0,37  ║ 
║  3    9    79   2     -5,98    14,67  0,38   -7,17    17,59   0,38   -8,97    22,00   0,38  ║ 
║  3    9    80   2     -5,98     6,79  0,22   -7,17     8,14   0,22   -8,97    10,18   0,22  ║ 
║  3    9    81   2     -5,98     9,90  0,24   -7,17    11,88   0,24   -8,97    14,85   0,24  ║ 
║  3    9    82   2     -5,98    19,58  0,36   -7,17    23,47   0,35   -8,97    29,36   0,35  ║ 
║  3    9    83   2     -5,98     6,37  0,23   -7,17     7,64   0,23   -8,97     9,55   0,23  ║ 
║  3    9    84   2     -5,96     6,35  0,35   -7,15     7,61   0,35   -8,94     9,52   0,35  ║ 
║  3    9    85   2     -5,96    14,63  0,50   -7,15    17,54   0,50   -8,94    21,94   0,50  ║ 
║  3    9    86   2     -5,96    49,16  0,67   -7,15    58,95   0,66   -8,94    73,72   0,66  ║ 
║  3    9    87   2     -5,96    29,28  0,59   -7,15    35,11   0,59   -8,94    43,91   0,59  ║ 
║  3    9    88   2     -5,96    14,63  0,39   -7,15    17,54   0,39   -8,94    21,94   0,39  ║ 
║  3    9    89   2     -5,96    55,63  0,61   -7,15    66,71   0,61   -8,94    83,42   0,61  ║ 
║  3    9    90   2     -5,98    22,04  0,41   -7,17    26,42   0,41   -8,97    33,04   0,41  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    9    91   2     -5,96    15,60  0,38   -7,15    18,71   0,38   -8,94    23,39   0,38  ║ 
║  3    9    92   2     -5,96    11,75  0,36   -7,15    14,09   0,36   -8,94    17,61   0,36  ║ 
║  3    9    93   2     -5,93    43,32  0,58   -7,11    51,96   0,58   -8,89    64,96   0,58  ║ 
║  3    9    94   2     -5,93     3,33  0,16   -7,11     3,99   0,16   -8,89     4,99   0,16  ║ 
║  3    9    95   2     -4,75     2,71  0,15   -5,69     3,24   0,15   -7,10     4,05   0,15  ║ 
║  3    9    96   2      0,51     0,22  0,01    0,63     0,27   0,01    0,79     0,34   0,01  ║ 
║  3    9    97   2     -5,90    43,08  0,57   -7,08    51,68   0,57   -8,85    64,61   0,57  ║ 
║  3    9    98   2     -5,90     3,31  0,16   -7,08     3,97   0,16   -8,85     4,96   0,16  ║ 
║  3    9    99   2     -5,86     5,84  0,34   -7,04     7,01   0,34   -8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3    9   100   2     -5,86    14,38  0,48   -7,04    17,26   0,48   -8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3    9   101   2     -5,86    48,79  0,65   -7,04    58,55   0,65   -8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3    9   102   2     -5,86    28,79  0,59   -7,04    34,55   0,59   -8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3    9   103   2     -5,86    14,38  0,36   -7,04    17,26   0,36   -8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3    9   104   2     -5,86    53,79  0,54   -7,04    64,55   0,54   -8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3    9   105   2     -5,86     6,24  0,19   -7,04     7,49   0,19   -8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3    9   106   2     -2,55     3,45  0,09   -3,05     4,12   0,09   -3,80     5,13   0,09  ║ 
║  3    9   107   2     -5,85     6,22  0,23   -7,02     7,47   0,23   -8,77     9,34   0,23  ║ 
║  3    9   108   2     -5,85    14,34  0,35   -7,02    17,21   0,35   -8,77    21,51   0,35  ║ 
║  3    9   109   2     -5,85    14,34  0,38   -7,02    17,21   0,38   -8,77    21,51   0,38  ║ 
║  3    9   110   2     -5,85     7,48  0,23   -7,02     8,97   0,23   -8,77    11,21   0,23  ║ 
║  3    9   111   2     -5,85     9,68  0,28   -7,02    11,62   0,28   -8,77    14,52   0,28  ║ 
║  3    9   112   2     -5,85    19,13  0,37   -7,02    22,96   0,37   -8,77    28,70   0,37  ║ 
║  3    9   113   2     -5,85     4,67  0,18   -7,02     5,60   0,18   -8,77     7,00   0,18  ║ 
║  3    9   114   2     -5,85    19,61  0,38   -7,02    23,54   0,38   -8,77    29,42   0,38  ║ 
║  3    9   115   2     -5,81     6,18  0,23   -6,97     7,42   0,23   -8,71     9,28   0,23  ║ 
║  3    9   116   2     -5,81    14,25  0,34   -6,97    17,10   0,34   -8,71    21,37   0,34  ║ 
║  3    9   117   2     -5,81    14,25  0,33   -6,97    17,10   0,33   -8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    9   118   2     -5,81     7,43  0,28   -6,97     8,92   0,28   -8,71    11,14   0,28  ║ 
║  3    9   119   2     -5,81     6,18  0,23   -6,97     7,42   0,23   -8,71     9,28   0,23  ║ 
║  3    9   120   2     -5,81    14,25  0,33   -6,97    17,10   0,34   -8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    9   121   2     -5,81    14,25  0,33   -6,97    17,10   0,33   -8,71    21,37   0,33  ║ 
║  3    9   122   2     -5,81     7,43  0,26   -6,97     8,92   0,26   -8,71    11,14   0,26  ║ 
║  3    9   123   2     -5,80     5,00  0,44   -6,96     6,00   0,44   -8,70     7,50   0,44  ║ 
║  3    9   124   2     -5,80     0,17  0,04   -6,96     0,20   0,04   -8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    9   125   2     -5,80     0,17  0,06   -6,96     0,20   0,06   -8,70     0,25   0,06  ║ 
║  3    9   126   2     -5,80     0,17  0,04   -6,96     0,20   0,04   -8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    9   127   2     -5,80    13,75  0,35   -6,96    16,51   0,35   -8,70    20,64   0,35  ║ 
║  3    9   128   2     -5,80    16,12  0,41   -6,96    19,35   0,41   -8,70    24,19   0,41  ║ 
║  3    9   129   2     -5,80    10,51  0,32   -6,96    12,61   0,32   -8,70    15,76   0,32  ║ 
║  3    9   130   2     -5,80    16,12  0,39   -6,96    19,35   0,39   -8,70    24,19   0,39  ║ 
║  3    9   131   2     -5,80     0,17  0,04   -6,96     0,20   0,04   -8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    9   132   2     -5,80     0,17  0,06   -6,96     0,20   0,06   -8,70     0,25   0,06  ║ 
║  3    9   133   2     -5,80     0,17  0,04   -6,96     0,20   0,04   -8,70     0,25   0,04  ║ 
║  3    9   134   2     -5,80     7,00  0,50   -6,96     8,40   0,50   -8,70    10,50   0,50  ║ 
║  3    9   135   2     -5,86    14,38  1,00   -7,04    14,38   1,00   -8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3    9   136   2     -0,10     1,16  0,01   -0,12     1,49   0,01   -0,15     1,81   0,01  ║ 
║  3   10     2   2     -0,10     1,16  0,01   -0,12     1,49   0,01   -0,15     1,81   0,01  ║ 
║  3   10     3   2     -0,05     0,53  0,00   -0,07     0,68   0,01   -0,08     0,83   0,01  ║ 
║  3   10     4   2     -0,05     0,08  0,00   -0,07     0,10   0,00   -0,08     0,12   0,00  ║ 
║  3   10     5   2     -0,05     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     6   2     -0,05     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     7   2     -0,05     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,08     0,08   0,00  ║ 
║  3   10     8   2     -0,05     0,58  0,01   -0,07     0,75   0,01   -0,08     0,91   0,01  ║ 
║  3   10     9   2     -0,02     0,24  0,00   -0,03     0,30   0,00   -0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3   10    10   2     -0,02     0,18  0,00   -0,03     0,23   0,00   -0,04     0,28   0,00  ║ 
║  3   10    11   2     -0,02     0,03  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    12   2     -0,02     0,04  0,00   -0,03     0,05   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3   10    13   2     -0,02     0,04  0,00   -0,03     0,06   0,00   -0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3   10    14   2     -0,02     0,03  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    15   2     -0,02     0,20  0,00   -0,03     0,26   0,00   -0,04     0,32   0,00  ║ 
║  3   10    16   2     -0,02     0,22  0,00   -0,03     0,29   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3   10    17   2     -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    18   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    19   2     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    20   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    21   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    22   2     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3   10    23   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    24   2     -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    25   2      0,01     0,06  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    26   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    27   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    28   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    29   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    30   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    31   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    32   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    33   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    34   2      0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    35   2      0,02     0,23  0,00    0,03     0,29   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3   10    36   2      0,02     0,18  0,00    0,03     0,24   0,00    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3   10    37   2      0,02     0,03  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    38   2      0,02     0,02  0,00    0,03     0,02   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    39   2      0,02     0,03  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    40   2      0,02     0,02  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    41   2      0,02     0,19  0,00    0,03     0,24   0,00    0,04     0,29   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   10    42   2      0,02     0,24  0,00    0,03     0,31   0,00    0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3   10    43   2      0,05     0,50  0,01    0,07     0,65   0,01    0,08     0,78   0,01  ║ 
║  3   10    44   2      0,05     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,08     0,05   0,00  ║ 
║  3   10    45   2      0,05     0,52  0,01    0,07     0,67   0,01    0,08     0,82   0,01  ║ 
║  3   10    46   2      0,10     1,23  0,01    0,12     1,58   0,01    0,15     1,92   0,01  ║ 
║  3   10    47   2      0,10     0,05  0,00    0,12     0,07   0,00    0,15     0,08   0,00  ║ 
║  3   10    48   2      0,10     0,09  0,00    0,12     0,12   0,00    0,15     0,14   0,00  ║ 
║  3   10    49   2      0,10     1,21  0,01    0,12     1,56   0,01    0,15     1,89   0,01  ║ 
║  3   10    50   2     -5,81    39,72  0,59   -6,97    47,64   0,59   -8,72    59,56   0,59  ║ 
║  3   10    51   2     -5,84    39,88  0,59   -7,00    47,85   0,59   -8,76    59,82   0,59  ║ 
║  3   10    52   2     -5,79     2,08  0,12   -6,94     2,50   0,12   -8,68     3,12   0,12  ║ 
║  3   10    53   2     -5,86     2,11  0,12   -7,04     2,53   0,12   -8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3   10    54   2     -0,02     0,02  0,00   -0,03     0,02   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    55   2      0,05     0,06  0,00    0,07     0,08   0,00    0,08     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    56   2      0,05     0,02  0,00    0,07     0,03   0,00    0,08     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    57   2     -5,74     6,04  0,37   -6,88     7,24   0,37   -8,61     9,06   0,37  ║ 
║  3   10    58   2     -5,74     0,17  0,04   -6,88     0,20   0,04   -8,61     0,25   0,04  ║ 
║  3   10    59   2     -5,74     0,17  0,02   -6,88     0,20   0,02   -8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3   10    60   2     -5,74     0,17  0,04   -6,88     0,20   0,04   -8,61     0,25   0,04  ║ 
║  3   10    61   2     -5,74    13,16  0,37   -6,88    15,76   0,37   -8,61    19,72   0,37  ║ 
║  3   10    62   2     -5,74    13,16  0,34   -6,88    15,76   0,34   -8,61    19,72   0,34  ║ 
║  3   10    63   2     -5,74    13,16  0,35   -6,88    15,76   0,35   -8,61    19,72   0,35  ║ 
║  3   10    64   2     -5,74    13,16  0,38   -6,88    15,76   0,38   -8,61    19,72   0,38  ║ 
║  3   10    65   2     -5,74     0,17  0,03   -6,88     0,20   0,03   -8,61     0,25   0,03  ║ 
║  3   10    66   2     -5,74     0,17  0,02   -6,88     0,20   0,02   -8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3   10    67   2     -5,74     0,17  0,02   -6,88     0,20   0,02   -8,61     0,25   0,02  ║ 
║  3   10    68   2     -5,74     7,77  0,83   -6,88     9,31   0,82   -8,61     9,40   0,83  ║ 
║  3   10    69   2     -5,75     6,52  0,24   -6,89     7,82   0,24   -8,62     9,78   0,24  ║ 
║  3   10    70   2     -5,75    14,10  0,34   -6,89    16,90   0,34   -8,62    21,14   0,34  ║ 
║  3   10    71   2     -5,75    14,10  0,33   -6,89    16,90   0,33   -8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3   10    72   2     -5,75     6,93  0,27   -6,89     8,31   0,27   -8,62    10,39   0,27  ║ 
║  3   10    73   2     -5,75     6,12  0,23   -6,89     7,33   0,23   -8,62     9,17   0,23  ║ 
║  3   10    74   2     -5,75    14,10  0,33   -6,89    16,90   0,33   -8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3   10    75   2     -5,75    14,10  0,33   -6,89    16,90   0,33   -8,62    21,14   0,33  ║ 
║  3   10    76   2     -5,75     7,35  0,25   -6,89     8,81   0,25   -8,62    11,02   0,25  ║ 
║  3   10    77   2     -5,78     6,97  0,25   -6,92     8,35   0,24   -8,66    10,45   0,25  ║ 
║  3   10    78   2     -5,78    14,17  0,36   -6,92    16,99   0,36   -8,66    21,24   0,36  ║ 
║  3   10    79   2     -5,78    14,17  0,36   -6,92    16,99   0,36   -8,66    21,24   0,36  ║ 
║  3   10    80   2     -5,78     6,56  0,21   -6,92     7,86   0,21   -8,66     9,83   0,21  ║ 
║  3   10    81   2     -5,78     9,56  0,24   -6,92    11,46   0,24   -8,66    14,34   0,24  ║ 
║  3   10    82   2     -5,78    18,91  0,34   -6,92    22,66   0,34   -8,66    28,34   0,34  ║ 
║  3   10    83   2     -5,78     6,15  0,22   -6,92     7,37   0,22   -8,66     9,22   0,22  ║ 
║  3   10    84   2     -5,79     6,16  0,34   -6,94     7,39   0,34   -8,68     9,24   0,34  ║ 
║  3   10    85   2     -5,79    14,20  0,49   -6,94    17,03   0,49   -8,68    21,29   0,49  ║ 
║  3   10    86   2     -5,79    47,73  0,65   -6,94    57,22   0,65   -8,68    71,56   0,65  ║ 
║  3   10    87   2     -5,79    28,43  0,58   -6,94    34,08   0,58   -8,68    42,62   0,58  ║ 
║  3   10    88   2     -5,79    14,20  0,38   -6,94    17,03   0,38   -8,68    21,29   0,38  ║ 
║  3   10    89   2     -5,79    54,01  0,59   -6,94    64,75   0,59   -8,68    80,97   0,59  ║ 
║  3   10    90   2     -5,78    21,28  0,39   -6,92    25,51   0,39   -8,66    31,90   0,39  ║ 
║  3   10    91   2     -5,79    15,15  0,37   -6,94    18,16   0,37   -8,68    22,71   0,37  ║ 
║  3   10    92   2     -5,79    11,40  0,35   -6,94    13,67   0,35   -8,68    17,10   0,35  ║ 
║  3   10    93   2     -5,81    42,47  0,57   -6,97    50,93   0,57   -8,72    63,69   0,57  ║ 
║  3   10    94   2     -5,81     3,26  0,16   -6,97     3,91   0,16   -8,72     4,89   0,16  ║ 
║  3   10    95   2     -2,37     1,35  0,07   -2,85     1,62   0,07   -3,56     2,03   0,07  ║ 
║  3   10    96   2      2,75     1,18  0,08    3,30     1,42   0,08    4,12     1,77   0,08  ║ 
║  3   10    97   2     -5,84    42,65  0,56   -7,00    51,16   0,56   -8,76    63,96   0,56  ║ 
║  3   10    98   2     -5,84     3,27  0,16   -7,00     3,93   0,16   -8,76     4,91   0,16  ║ 
║  3   10    99   2     -5,86     5,84  0,34   -7,04     7,01   0,34   -8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3   10   100   2     -5,86    14,38  0,48   -7,04    17,26   0,48   -8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3   10   101   2     -5,86    48,79  0,65   -7,04    58,55   0,65   -8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3   10   102   2     -5,86    28,79  0,59   -7,04    34,55   0,59   -8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3   10   103   2     -5,86    14,38  0,36   -7,04    17,26   0,36   -8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3   10   104   2     -5,86    53,79  0,54   -7,04    64,55   0,54   -8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3   10   105   2     -5,86     6,24  0,19   -7,04     7,49   0,19   -8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3   10   106   2      0,05     0,07  0,00    0,07     0,09   0,00    0,08     0,11   0,00  ║ 
║  3   10   107   2     -5,88     6,26  0,23   -7,05     7,51   0,23   -8,82     9,38   0,23  ║ 
║  3   10   108   2     -5,88    14,41  0,35   -7,05    17,30   0,35   -8,82    21,62   0,35  ║ 
║  3   10   109   2     -5,88    14,41  0,38   -7,05    17,30   0,38   -8,82    21,62   0,38  ║ 
║  3   10   110   2     -5,88     7,51  0,23   -7,05     9,02   0,23   -8,82    11,27   0,23  ║ 
║  3   10   111   2     -5,88     9,73  0,28   -7,05    11,68   0,28   -8,82    14,60   0,28  ║ 
║  3   10   112   2     -5,88    19,23  0,37   -7,05    23,08   0,37   -8,82    28,85   0,37  ║ 
║  3   10   113   2     -5,88     4,69  0,18   -7,05     5,63   0,18   -8,82     7,04   0,18  ║ 
║  3   10   114   2     -5,88    19,72  0,38   -7,05    23,66   0,38   -8,82    29,58   0,38  ║ 
║  3   10   115   2     -5,90     6,29  0,23   -7,09     7,55   0,23   -8,86     9,43   0,23  ║ 
║  3   10   116   2     -5,90    14,48  0,35   -7,09    17,39   0,35   -8,86    21,73   0,35  ║ 
║  3   10   117   2     -5,90    14,48  0,34   -7,09    17,39   0,34   -8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3   10   118   2     -5,90     7,55  0,28   -7,09     9,06   0,28   -8,86    11,33   0,28  ║ 
║  3   10   119   2     -5,90     6,29  0,24   -7,09     7,55   0,24   -8,86     9,43   0,24  ║ 
║  3   10   120   2     -5,90    14,48  0,34   -7,09    17,39   0,34   -8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3   10   121   2     -5,90    14,48  0,34   -7,09    17,39   0,34   -8,86    21,73   0,34  ║ 
║  3   10   122   2     -5,90     7,55  0,26   -7,09     9,06   0,26   -8,86    11,33   0,26  ║ 
║  3   10   123   2     -5,91     5,10  0,45   -7,10     6,12   0,45   -8,87     7,65   0,45  ║ 
║  3   10   124   2     -5,91     0,17  0,04   -7,10     0,21   0,04   -8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3   10   125   2     -5,91     0,17  0,06   -7,10     0,21   0,06   -8,87     0,26   0,06  ║ 
║  3   10   126   2     -5,91     0,17  0,04   -7,10     0,21   0,04   -8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3   10   127   2     -5,91    14,02  0,36   -7,10    16,83   0,36   -8,87    21,03   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   10   128   2     -5,91    16,43  0,42   -7,10    19,73   0,42   -8,87    24,65   0,42  ║ 
║  3   10   129   2     -5,91    10,71  0,33   -7,10    12,86   0,33   -8,87    16,07   0,33  ║ 
║  3   10   130   2     -5,91    16,43  0,40   -7,10    19,73   0,40   -8,87    24,65   0,40  ║ 
║  3   10   131   2     -5,91     0,17  0,04   -7,10     0,21   0,04   -8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3   10   132   2     -5,91     0,17  0,06   -7,10     0,21   0,06   -8,87     0,26   0,06  ║ 
║  3   10   133   2     -5,91     0,17  0,04   -7,10     0,21   0,04   -8,87     0,26   0,04  ║ 
║  3   10   134   2     -5,91     7,13  0,51   -7,10     8,56   0,51   -8,87    10,70   0,51  ║ 
║  3   10   135   2     -5,86    14,38  1,00   -7,04    14,38   1,00   -8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3   10   136   2      2,08    24,86  0,23    2,49    29,64   0,23    3,10    36,93   0,23  ║ 
║  3   11     2   2      2,08    24,86  0,23    2,49    29,64   0,23    3,10    36,93   0,23  ║ 
║  3   11     3   2      2,23    22,60  0,21    2,67    26,99   0,21    3,32    33,63   0,21  ║ 
║  3   11     4   2      2,23     3,25  0,12    2,67     3,88   0,12    3,32     4,84   0,12  ║ 
║  3   11     5   2      2,23     1,53  0,08    2,67     1,83   0,08    3,32     2,28   0,08  ║ 
║  3   11     6   2      2,23     1,51  0,08    2,67     1,80   0,08    3,32     2,24   0,08  ║ 
║  3   11     7   2      2,23     2,07  0,09    2,67     2,47   0,09    3,32     3,08   0,09  ║ 
║  3   11     8   2      2,23    24,91  0,23    2,67    29,76   0,23    3,32    37,08   0,22  ║ 
║  3   11     9   2      2,33    23,13  0,19    2,78    27,65   0,19    3,46    34,45   0,19  ║ 
║  3   11    10   2      2,33    17,35  0,20    2,78    20,75   0,20    3,46    25,85   0,20  ║ 
║  3   11    11   2      2,33     2,48  0,09    2,78     2,96   0,09    3,46     3,69   0,09  ║ 
║  3   11    12   2      2,33     3,49  0,10    2,78     4,18   0,10    3,46     5,21   0,10  ║ 
║  3   11    13   2      2,33     4,21  0,11    2,78     5,04   0,11    3,46     6,28   0,11  ║ 
║  3   11    14   2      2,33     2,48  0,08    2,78     2,96   0,08    3,46     3,69   0,08  ║ 
║  3   11    15   2      2,33    20,08  0,21    2,78    24,00   0,21    3,46    29,91   0,21  ║ 
║  3   11    16   2      2,33    22,05  0,18    2,78    26,37   0,18    3,46    32,85   0,18  ║ 
║  3   11    17   2      2,38    22,39  0,20    2,85    26,79   0,20    3,55    33,38   0,20  ║ 
║  3   11    18   2      2,38     6,62  0,14    2,85     7,92   0,14    3,55     9,87   0,14  ║ 
║  3   11    19   2      2,38     1,51  0,06    2,85     1,81   0,06    3,55     2,25   0,06  ║ 
║  3   11    20   2      2,38     2,58  0,09    2,85     3,08   0,08    3,55     3,84   0,08  ║ 
║  3   11    21   2      2,38     2,86  0,09    2,85     3,43   0,09    3,55     4,27   0,09  ║ 
║  3   11    22   2      2,38     0,75  0,04    2,85     0,90   0,04    3,55     1,12   0,04  ║ 
║  3   11    23   2      2,38     6,62  0,14    2,85     7,92   0,14    3,55     9,87   0,14  ║ 
║  3   11    24   2      2,38    24,22  0,20    2,85    28,98   0,20    3,55    36,11   0,20  ║ 
║  3   11    25   2      2,43    22,82  0,20    2,90    27,31   0,20    3,62    34,03   0,20  ║ 
║  3   11    26   2      2,43     6,74  0,15    2,90     8,07   0,15    3,62    10,06   0,15  ║ 
║  3   11    27   2      2,43     3,65  0,10    2,90     4,36   0,10    3,62     5,44   0,10  ║ 
║  3   11    28   2      2,43     4,78  0,24    2,90     5,72   0,24    3,62     7,13   0,24  ║ 
║  3   11    29   2      2,43     9,93  0,17    2,90    11,89   0,17    3,62    14,81   0,17  ║ 
║  3   11    30   2      2,43     9,93  0,17    2,90    11,89   0,17    3,62    14,81   0,17  ║ 
║  3   11    31   2      2,43     4,78  0,24    2,90     5,72   0,24    3,62     7,13   0,24  ║ 
║  3   11    32   2      2,43     4,21  0,11    2,90     5,03   0,11    3,62     6,27   0,11  ║ 
║  3   11    33   2      2,43     6,74  0,15    2,90     8,07   0,15    3,62    10,06   0,15  ║ 
║  3   11    34   2      2,43    24,68  0,20    2,90    29,54   0,20    3,62    36,81   0,20  ║ 
║  3   11    35   2      2,48    23,91  0,20    2,97    28,64   0,20    3,70    35,68   0,20  ║ 
║  3   11    36   2      2,48    19,49  0,19    2,97    23,34   0,19    3,70    29,08   0,19  ║ 
║  3   11    37   2      2,48     2,64  0,10    2,97     3,16   0,10    3,70     3,94   0,10  ║ 
║  3   11    38   2      2,48     1,98  0,10    2,97     2,37   0,10    3,70     2,96   0,10  ║ 
║  3   11    39   2      2,48     2,64  0,12    2,97     3,16   0,12    3,70     3,94   0,12  ║ 
║  3   11    40   2      2,48     2,30  0,09    2,97     2,76   0,09    3,70     3,44   0,09  ║ 
║  3   11    41   2      2,48    19,68  0,19    2,97    23,57   0,19    3,70    29,36   0,19  ║ 
║  3   11    42   2      2,48    25,06  0,20    2,97    30,01   0,20    3,70    37,38   0,20  ║ 
║  3   11    43   2      2,58    24,82  0,25    3,09    29,75   0,25    3,85    37,07   0,25  ║ 
║  3   11    44   2      2,58     1,44  0,11    3,09     1,73   0,11    3,85     2,16   0,11  ║ 
║  3   11    45   2      2,58    25,81  0,26    3,09    30,94   0,26    3,85    38,54   0,26  ║ 
║  3   11    46   2      2,72    34,54  0,30    3,27    41,45   0,30    4,07    51,64   0,30  ║ 
║  3   11    47   2      2,72     1,53  0,10    3,27     1,83   0,10    4,07     2,28   0,10  ║ 
║  3   11    48   2      2,72     2,53  0,13    3,27     3,03   0,13    4,07     3,78   0,13  ║ 
║  3   11    49   2      2,72    34,13  0,30    3,27    40,96   0,30    4,07    51,02   0,30  ║ 
║  3   11    50   2     -5,70    38,95  0,58   -6,84    46,71   0,58   -8,55    58,40   0,58  ║ 
║  3   11    51   2     -5,78    39,49  0,58   -6,93    47,37   0,58   -8,67    59,22   0,58  ║ 
║  3   11    52   2     -5,62     2,02  0,12   -6,74     2,42   0,12   -8,43     3,03   0,12  ║ 
║  3   11    53   2     -5,86     2,11  0,12   -7,04     2,53   0,12   -8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3   11    54   2      2,33     1,57  0,21    2,78     1,88   0,21    3,46     2,34   0,21  ║ 
║  3   11    55   2      2,58     3,11  0,11    3,09     3,72   0,11    3,85     4,64   0,11  ║ 
║  3   11    56   2      2,58     1,17  0,15    3,09     1,40   0,15    3,84     1,75   0,15  ║ 
║  3   11    57   2     -5,47     5,76  0,35   -6,55     6,90   0,35   -8,20     8,62   0,35  ║ 
║  3   11    58   2     -5,47     0,16  0,03   -6,55     0,19   0,03   -8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3   11    59   2     -5,47     0,16  0,02   -6,55     0,19   0,02   -8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3   11    60   2     -5,47     0,16  0,03   -6,55     0,19   0,03   -8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3   11    61   2     -5,47    12,53  0,35   -6,55    15,01   0,35   -8,19    18,77   0,35  ║ 
║  3   11    62   2     -5,47    12,53  0,33   -6,55    15,01   0,33   -8,19    18,77   0,33  ║ 
║  3   11    63   2     -5,47    12,53  0,33   -6,55    15,01   0,33   -8,19    18,77   0,33  ║ 
║  3   11    64   2     -5,47    12,53  0,36   -6,55    15,01   0,36   -8,19    18,77   0,36  ║ 
║  3   11    65   2     -5,47     0,16  0,03   -6,55     0,19   0,03   -8,19     0,24   0,03  ║ 
║  3   11    66   2     -5,47     0,16  0,02   -6,55     0,19   0,02   -8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3   11    67   2     -5,47     0,16  0,02   -6,55     0,19   0,02   -8,19     0,24   0,02  ║ 
║  3   11    68   2     -5,47     7,40  0,79   -6,55     8,86   0,79   -8,19     9,40   0,79  ║ 
║  3   11    69   2     -5,49     6,23  0,23   -6,58     7,46   0,23   -8,22     9,33   0,23  ║ 
║  3   11    70   2     -5,49    13,46  0,32   -6,58    16,13   0,32   -8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3   11    71   2     -5,49    13,46  0,32   -6,58    16,13   0,32   -8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3   11    72   2     -5,49     6,62  0,25   -6,58     7,93   0,25   -8,22     9,92   0,25  ║ 
║  3   11    73   2     -5,49     5,84  0,22   -6,58     7,00   0,22   -8,22     8,75   0,22  ║ 
║  3   11    74   2     -5,49    13,46  0,32   -6,58    16,13   0,32   -8,22    20,17   0,32  ║ 
║  3   11    75   2     -5,49    13,46  0,31   -6,58    16,13   0,31   -8,22    20,17   0,31  ║ 
║  3   11    76   2     -5,49     7,02  0,24   -6,58     8,41   0,24   -8,22    10,51   0,24  ║ 
║  3   11    77   2     -5,58     6,73  0,24   -6,69     8,06   0,24   -8,36    10,08   0,24  ║ 
║  3   11    78   2     -5,58    13,68  0,34   -6,69    16,40   0,34   -8,36    20,50   0,34  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   11    79   2     -5,58    13,68  0,35   -6,69    16,40   0,35   -8,36    20,50   0,35  ║ 
║  3   11    80   2     -5,58     6,33  0,21   -6,69     7,59   0,20   -8,36     9,49   0,20  ║ 
║  3   11    81   2     -5,58     9,23  0,23   -6,69    11,07   0,23   -8,36    13,84   0,23  ║ 
║  3   11    82   2     -5,58    18,25  0,33   -6,69    21,88   0,33   -8,36    27,36   0,33  ║ 
║  3   11    83   2     -5,58     5,94  0,21   -6,69     7,12   0,21   -8,36     8,90   0,21  ║ 
║  3   11    84   2     -5,62     5,98  0,33   -6,74     7,17   0,33   -8,43     8,97   0,33  ║ 
║  3   11    85   2     -5,62    13,79  0,47   -6,74    16,53   0,47   -8,43    20,67   0,47  ║ 
║  3   11    86   2     -5,62    46,34  0,63   -6,74    55,56   0,63   -8,43    69,46   0,63  ║ 
║  3   11    87   2     -5,62    27,60  0,56   -6,74    33,09   0,56   -8,43    41,37   0,56  ║ 
║  3   11    88   2     -5,62    13,79  0,37   -6,74    16,53   0,37   -8,43    20,67   0,37  ║ 
║  3   11    89   2     -5,62    52,43  0,57   -6,74    62,87   0,57   -8,43    78,60   0,57  ║ 
║  3   11    90   2     -5,58    20,55  0,38   -6,69    24,63   0,38   -8,36    30,80   0,38  ║ 
║  3   11    91   2     -5,62    14,70  0,36   -6,74    17,63   0,36   -8,43    22,04   0,36  ║ 
║  3   11    92   2     -5,62    11,07  0,34   -6,74    13,27   0,34   -8,43    16,60   0,34  ║ 
║  3   11    93   2     -5,70    41,65  0,56   -6,84    49,95   0,56   -8,55    62,44   0,56  ║ 
║  3   11    94   2     -5,70     3,20  0,15   -6,84     3,83   0,15   -8,55     4,79   0,15  ║ 
║  3   11    95   2     -0,07     0,04  0,00   -0,09     0,05   0,00   -0,12     0,07   0,00  ║ 
║  3   11    96   2      4,92     2,11  0,14    5,89     2,53   0,14    7,36     3,16   0,14  ║ 
║  3   11    97   2     -5,78    42,22  0,56   -6,93    50,65   0,56   -8,67    63,32   0,56  ║ 
║  3   11    98   2     -5,78     3,24  0,16   -6,93     3,89   0,16   -8,67     4,86   0,16  ║ 
║  3   11    99   2     -5,86     5,84  0,34   -7,04     7,01   0,34   -8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3   11   100   2     -5,86    14,38  0,48   -7,04    17,26   0,48   -8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3   11   101   2     -5,86    48,79  0,65   -7,04    58,55   0,65   -8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3   11   102   2     -5,86    28,79  0,59   -7,04    34,55   0,59   -8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3   11   103   2     -5,86    14,38  0,36   -7,04    17,26   0,36   -8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3   11   104   2     -5,86    53,79  0,54   -7,04    64,55   0,54   -8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3   11   105   2     -5,86     6,24  0,19   -7,04     7,49   0,19   -8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3   11   106   2      2,58     3,48  0,09    3,09     4,18   0,09    3,85     5,20   0,09  ║ 
║  3   11   107   2     -5,91     6,29  0,23   -7,09     7,55   0,23   -8,86     9,43   0,23  ║ 
║  3   11   108   2     -5,91    14,49  0,36   -7,09    17,39   0,36   -8,86    21,73   0,36  ║ 
║  3   11   109   2     -5,91    14,49  0,38   -7,09    17,39   0,38   -8,86    21,73   0,38  ║ 
║  3   11   110   2     -5,91     7,55  0,23   -7,09     9,06   0,23   -8,86    11,33   0,23  ║ 
║  3   11   111   2     -5,91     9,78  0,29   -7,09    11,74   0,29   -8,86    14,67   0,29  ║ 
║  3   11   112   2     -5,91    19,33  0,37   -7,09    23,20   0,37   -8,86    29,00   0,37  ║ 
║  3   11   113   2     -5,91     4,71  0,18   -7,09     5,66   0,18   -8,86     7,07   0,18  ║ 
║  3   11   114   2     -5,91    19,81  0,38   -7,09    23,78   0,38   -8,86    29,73   0,38  ║ 
║  3   11   115   2     -6,00     6,38  0,24   -7,20     7,66   0,24   -9,00     9,58   0,24  ║ 
║  3   11   116   2     -6,00    14,71  0,35   -7,20    17,66   0,35   -9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3   11   117   2     -6,00    14,71  0,34   -7,20    17,66   0,35   -9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3   11   118   2     -6,00     7,67  0,29   -7,20     9,21   0,29   -9,00    11,51   0,29  ║ 
║  3   11   119   2     -6,00     6,38  0,24   -7,20     7,66   0,24   -9,00     9,58   0,24  ║ 
║  3   11   120   2     -6,00    14,71  0,35   -7,20    17,66   0,35   -9,00    22,07   0,35  ║ 
║  3   11   121   2     -6,00    14,71  0,34   -7,20    17,66   0,34   -9,00    22,07   0,34  ║ 
║  3   11   122   2     -6,00     7,67  0,27   -7,20     9,21   0,27   -9,00    11,51   0,27  ║ 
║  3   11   123   2     -6,02     5,19  0,45   -7,23     6,23   0,45   -9,03     7,79   0,45  ║ 
║  3   11   124   2     -6,02     0,17  0,05   -7,23     0,21   0,05   -9,03     0,26   0,05  ║ 
║  3   11   125   2     -6,02     0,17  0,06   -7,23     0,21   0,06   -9,03     0,26   0,06  ║ 
║  3   11   126   2     -6,02     0,17  0,04   -7,23     0,21   0,04   -9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3   11   127   2     -6,02    14,27  0,37   -7,23    17,14   0,37   -9,03    21,42   0,37  ║ 
║  3   11   128   2     -6,02    16,73  0,43   -7,23    20,08   0,43   -9,03    25,10   0,43  ║ 
║  3   11   129   2     -6,02    10,90  0,33   -7,23    13,09   0,33   -9,03    16,36   0,33  ║ 
║  3   11   130   2     -6,02    16,73  0,41   -7,23    20,08   0,41   -9,03    25,10   0,41  ║ 
║  3   11   131   2     -6,02     0,17  0,04   -7,23     0,21   0,04   -9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3   11   132   2     -6,02     0,17  0,06   -7,23     0,21   0,06   -9,03     0,26   0,06  ║ 
║  3   11   133   2     -6,02     0,17  0,04   -7,23     0,21   0,04   -9,03     0,26   0,04  ║ 
║  3   11   134   2     -6,02     7,26  0,52   -7,23     8,72   0,52   -9,03    10,89   0,52  ║ 
║  3   11   135   2     -5,86    14,38  1,00   -7,04    14,38   1,00   -8,80    14,38   1,00  ║ 
║  3   11   136   2      6,26    74,65  0,69    7,43    88,66   0,68    8,64   103,00   0,63  ║ 
║  3   12     2   2      6,26    74,65  0,69    7,43    88,66   0,68    8,64   103,00   0,63  ║ 
║  3   12     3   2      6,60    66,86  0,63    7,87    79,72   0,62    9,52    96,37   0,60  ║ 
║  3   12     4   2      6,60     9,62  0,35    7,87    11,47   0,34    9,52    13,86   0,33  ║ 
║  3   12     5   2      6,60     4,54  0,24    7,87     5,41   0,24    9,52     6,54   0,24  ║ 
║  3   12     6   2      6,60     4,46  0,24    7,87     5,32   0,24    9,52     6,43   0,23  ║ 
║  3   12     7   2      6,60     6,13  0,26    7,87     7,31   0,26    9,52     8,83   0,25  ║ 
║  3   12     8   2      6,60    73,73  0,67    7,87    87,90   0,67    9,52   106,26   0,64  ║ 
║  3   12     9   2      6,82    67,84  0,56    8,15    81,07   0,55   10,08   100,24   0,55  ║ 
║  3   12    10   2      6,82    50,91  0,58    8,15    60,83   0,58   10,08    75,22   0,57  ║ 
║  3   12    11   2      6,82     7,26  0,25    8,15     8,68   0,25   10,08    10,73   0,25  ║ 
║  3   12    12   2      6,82    10,25  0,30    8,15    12,25   0,29   10,08    15,15   0,29  ║ 
║  3   12    13   2      6,82    12,36  0,33    8,15    14,77   0,33   10,08    18,26   0,33  ║ 
║  3   12    14   2      6,82     7,26  0,24    8,15     8,68   0,24   10,08    10,73   0,24  ║ 
║  3   12    15   2      6,82    58,89  0,61    8,15    70,37   0,61   10,08    87,02   0,60  ║ 
║  3   12    16   2      6,82    64,70  0,54    8,15    77,30   0,54   10,08    95,59   0,53  ║ 
║  3   12    17   2      6,95    65,39  0,58    8,32    78,23   0,57   10,41    97,93   0,58  ║ 
║  3   12    18   2      6,95    19,33  0,42    8,32    23,12   0,41   10,41    28,94   0,42  ║ 
║  3   12    19   2      6,95     4,42  0,17    8,32     5,28   0,17   10,41     6,61   0,17  ║ 
║  3   12    20   2      6,95     7,52  0,25    8,32     9,00   0,25   10,42    11,27   0,25  ║ 
║  3   12    21   2      6,95     8,36  0,26    8,32    10,00   0,26   10,42    12,52   0,26  ║ 
║  3   12    22   2      6,95     2,20  0,11    8,32     2,63   0,10   10,41     3,29   0,11  ║ 
║  3   12    23   2      6,95    19,33  0,42    8,32    23,12   0,42   10,41    28,94   0,42  ║ 
║  3   12    24   2      6,95    70,73  0,58    8,32    84,62   0,57   10,41   105,94   0,58  ║ 
║  3   12    25   2      7,06    66,37  0,59    8,45    79,49   0,59   10,68   100,46   0,59  ║ 
║  3   12    26   2      7,06    19,62  0,43    8,45    23,49   0,43   10,68    29,69   0,44  ║ 
║  3   12    27   2      7,06    10,60  0,28    8,45    12,70   0,28   10,68    16,05   0,28  ║ 
║  3   12    28   2      7,06    13,90  0,70    8,45    16,65   0,70   10,68    19,94   0,70  ║ 
║  3   12    29   2      7,06    28,89  0,51    8,45    34,60   0,51   10,68    43,73   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12    30   2      7,06    28,89  0,49    8,45    34,60   0,49   10,68    43,73   0,50  ║ 
║  3   12    31   2      7,06    13,90  0,70    8,45    16,65   0,70   10,68    19,91   0,70  ║ 
║  3   12    32   2      7,06    12,23  0,31    8,45    14,65   0,31   10,68    18,51   0,31  ║ 
║  3   12    33   2      7,06    19,62  0,43    8,45    23,49   0,43   10,68    29,69   0,43  ║ 
║  3   12    34   2      7,06    71,80  0,59    8,45    85,98   0,59   10,68   108,67   0,59  ║ 
║  3   12    35   2      7,19    69,25  0,59    8,62    83,03   0,59   11,01   106,13   0,60  ║ 
║  3   12    36   2      7,19    56,44  0,55    8,62    67,67   0,55   11,01    86,49   0,56  ║ 
║  3   12    37   2      7,19     7,65  0,28    8,62     9,17   0,28   11,01    11,72   0,29  ║ 
║  3   12    38   2      7,19     5,74  0,30    8,62     6,88   0,30   11,01     8,79   0,31  ║ 
║  3   12    39   2      7,19     7,65  0,36    8,62     9,17   0,36   11,01    11,72   0,37  ║ 
║  3   12    40   2      7,19     6,67  0,25    8,62     8,00   0,25   11,01    10,22   0,26  ║ 
║  3   12    41   2      7,19    57,00  0,56    8,62    68,34   0,56   11,01    87,35   0,57  ║ 
║  3   12    42   2      7,19    72,56  0,58    8,62    87,00   0,58   11,01   111,20   0,59  ║ 
║  3   12    43   2      7,41    71,38  0,73    8,90    85,74   0,73   11,58    97,98   0,76  ║ 
║  3   12    44   2      7,41     4,15  0,32    8,90     4,99   0,32   11,58     6,49   0,33  ║ 
║  3   12    45   2      7,41    74,23  0,76    8,90    89,16   0,76   11,58    97,49   0,79  ║ 
║  3   12    46   2      7,75    98,32  0,85    9,34   115,51   0,85   12,46   115,51   0,91  ║ 
║  3   12    47   2      7,75     4,35  0,28    9,34     5,23   0,28   12,46     6,99   0,30  ║ 
║  3   12    48   2      7,75     7,20  0,36    9,34     8,67   0,36   12,46    11,57   0,38  ║ 
║  3   12    49   2      7,75    97,14  0,86    9,34   113,24   0,86   12,46   113,24   0,92  ║ 
║  3   12    50   2     -5,49    37,48  0,56   -6,56    44,78   0,56   -7,83    53,48   0,53  ║ 
║  3   12    51   2     -5,67    38,73  0,57   -6,79    46,38   0,57   -8,30    56,70   0,56  ║ 
║  3   12    52   2     -5,30     1,91  0,11   -6,32     2,27   0,11   -7,35     2,64   0,10  ║ 
║  3   12    53   2     -5,86     2,11  0,12   -7,04     2,53   0,12   -8,80     3,16   0,12  ║ 
║  3   12    54   2      6,82     4,61  0,62    8,15     5,51   0,61   10,08     6,81   0,61  ║ 
║  3   12    55   2      7,41     8,93  0,32    8,90    10,73   0,32   11,58    13,97   0,34  ║ 
║  3   12    56   2      7,40     3,37  0,44    8,89     4,05   0,44   11,57     5,27   0,46  ║ 
║  3   12    57   2     -4,95     5,20  0,32   -5,87     6,17   0,32   -6,44     6,78   0,28  ║ 
║  3   12    58   2     -4,94     0,14  0,03   -5,86     0,17   0,03   -6,44     0,19   0,03  ║ 
║  3   12    59   2     -4,94     0,14  0,02   -5,86     0,17   0,02   -6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3   12    60   2     -4,94     0,14  0,03   -5,86     0,17   0,03   -6,44     0,19   0,03  ║ 
║  3   12    61   2     -4,94    11,32  0,32   -5,86    13,43   0,31   -6,44    14,75   0,28  ║ 
║  3   12    62   2     -4,94    11,32  0,30   -5,86    13,43   0,29   -6,44    14,75   0,26  ║ 
║  3   12    63   2     -4,94    11,32  0,30   -5,86    13,43   0,30   -6,44    14,75   0,26  ║ 
║  3   12    64   2     -4,94    11,32  0,33   -5,86    13,43   0,32   -6,44    14,75   0,28  ║ 
║  3   12    65   2     -4,94     0,14  0,02   -5,86     0,17   0,02   -6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3   12    66   2     -4,94     0,14  0,02   -5,86     0,17   0,02   -6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3   12    67   2     -4,94     0,14  0,02   -5,86     0,17   0,02   -6,44     0,19   0,02  ║ 
║  3   12    68   2     -4,94     6,69  0,71   -5,86     7,93   0,70   -6,44     8,71   0,62  ║ 
║  3   12    69   2     -4,98     5,66  0,21   -5,92     6,71   0,20   -6,54     7,43   0,18  ║ 
║  3   12    70   2     -4,98    12,23  0,29   -5,92    14,51   0,29   -6,54    16,05   0,26  ║ 
║  3   12    71   2     -4,98    12,23  0,29   -5,92    14,51   0,28   -6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3   12    72   2     -4,98     6,01  0,23   -5,92     7,14   0,23   -6,54     7,89   0,20  ║ 
║  3   12    73   2     -4,98     5,31  0,20   -5,92     6,30   0,20   -6,54     6,97   0,18  ║ 
║  3   12    74   2     -4,98    12,23  0,29   -5,92    14,51   0,28   -6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3   12    75   2     -4,98    12,23  0,28   -5,92    14,51   0,28   -6,54    16,05   0,25  ║ 
║  3   12    76   2     -4,98     6,37  0,22   -5,92     7,56   0,22   -6,54     8,37   0,19  ║ 
║  3   12    77   2     -5,20     6,27  0,22   -6,19     7,46   0,22   -7,08     8,55   0,20  ║ 
║  3   12    78   2     -5,20    12,74  0,32   -6,19    15,17   0,32   -7,08    17,38   0,29  ║ 
║  3   12    79   2     -5,20    12,74  0,33   -6,19    15,17   0,32   -7,08    17,38   0,30  ║ 
║  3   12    80   2     -5,20     5,90  0,19   -6,19     7,02   0,19   -7,08     8,04   0,17  ║ 
║  3   12    81   2     -5,20     8,60  0,21   -6,19    10,24   0,21   -7,08    11,73   0,19  ║ 
║  3   12    82   2     -5,20    17,00  0,31   -6,19    20,24   0,31   -7,08    23,19   0,28  ║ 
║  3   12    83   2     -5,20     5,53  0,20   -6,19     6,58   0,19   -7,08     7,54   0,18  ║ 
║  3   12    84   2     -5,30     5,64  0,31   -6,32     6,72   0,31   -7,35     7,82   0,29  ║ 
║  3   12    85   2     -5,30    13,00  0,45   -6,32    15,49   0,44   -7,35    18,02   0,41  ║ 
║  3   12    86   2     -5,30    43,67  0,59   -6,32    52,06   0,59   -7,35    60,56   0,55  ║ 
║  3   12    87   2     -5,30    26,01  0,53   -6,32    31,01   0,52   -7,35    36,07   0,49  ║ 
║  3   12    88   2     -5,30    13,00  0,34   -6,32    15,49   0,34   -7,35    18,02   0,32  ║ 
║  3   12    89   2     -5,30    49,42  0,54   -6,32    58,91   0,54   -7,35    68,53   0,50  ║ 
║  3   12    90   2     -5,20    19,14  0,35   -6,19    22,79   0,35   -7,08    26,10   0,32  ║ 
║  3   12    91   2     -5,30    13,86  0,34   -6,32    16,52   0,34   -7,35    19,22   0,31  ║ 
║  3   12    92   2     -5,30    10,43  0,32   -6,32    12,44   0,32   -7,35    14,47   0,30  ║ 
║  3   12    93   2     -5,49    40,07  0,54   -6,56    47,88   0,53   -7,83    57,18   0,51  ║ 
║  3   12    94   2     -5,49     3,08  0,15   -6,56     3,68   0,15   -7,83     4,39   0,14  ║ 
║  3   12    95   2      4,35     2,48  0,14    5,23     2,98   0,14    6,98     3,98   0,15  ║ 
║  3   12    96   2      9,07     3,89  0,26   10,87     4,66   0,26   13,78     5,91   0,26  ║ 
║  3   12    97   2     -5,67    41,42  0,55   -6,79    49,59   0,55   -8,30    60,62   0,54  ║ 
║  3   12    98   2     -5,67     3,18  0,15   -6,79     3,81   0,15   -8,30     4,65   0,15  ║ 
║  3   12    99   2     -5,86     5,84  0,34   -7,04     7,01   0,34   -8,80     8,76   0,34  ║ 
║  3   12   100   2     -5,86    14,38  0,48   -7,04    17,26   0,48   -8,80    21,57   0,48  ║ 
║  3   12   101   2     -5,86    48,79  0,65   -7,04    58,55   0,65   -8,80    73,19   0,65  ║ 
║  3   12   102   2     -5,86    28,79  0,59   -7,04    34,55   0,59   -8,80    43,18   0,59  ║ 
║  3   12   103   2     -5,86    14,38  0,36   -7,04    17,26   0,36   -8,80    21,57   0,36  ║ 
║  3   12   104   2     -5,86    53,79  0,54   -7,04    64,55   0,54   -8,80    80,68   0,54  ║ 
║  3   12   105   2     -5,86     6,24  0,19   -7,04     7,49   0,19   -8,80     9,36   0,19  ║ 
║  3   12   106   2      7,41    10,02  0,26    8,90    12,03   0,26   11,58    15,66   0,27  ║ 
║  3   12   107   2     -5,96     6,35  0,24   -7,16     7,63   0,24   -9,05     9,63   0,24  ║ 
║  3   12   108   2     -5,96    14,63  0,36   -7,16    17,57   0,36   -9,05    22,20   0,36  ║ 
║  3   12   109   2     -5,96    14,63  0,39   -7,16    17,57   0,39   -9,05    22,20   0,39  ║ 
║  3   12   110   2     -5,96     7,63  0,23   -7,16     9,16   0,23   -9,05    11,57   0,24  ║ 
║  3   12   111   2     -5,96     9,87  0,29   -7,16    11,86   0,29   -9,05    14,98   0,29  ║ 
║  3   12   112   2     -5,96    19,52  0,38   -7,16    23,44   0,38   -9,05    29,62   0,38  ║ 
║  3   12   113   2     -5,96     4,76  0,18   -7,16     5,72   0,18   -9,05     7,22   0,18  ║ 
║  3   12   114   2     -5,96    20,01  0,39   -7,16    24,03   0,39   -9,05    30,36   0,39  ║ 
║  3   12   115   2     -6,17     6,57  0,24   -7,43     7,91   0,24   -9,59    10,21   0,25  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12   116   2     -6,17    15,14  0,36   -7,43    18,23   0,37   -9,59    23,53   0,38  ║ 
║  3   12   117   2     -6,17    15,14  0,36   -7,43    18,23   0,36   -9,59    23,53   0,37  ║ 
║  3   12   118   2     -6,17     7,90  0,30   -7,43     9,50   0,30   -9,59    12,27   0,31  ║ 
║  3   12   119   2     -6,17     6,57  0,25   -7,43     7,91   0,25   -9,59    10,21   0,26  ║ 
║  3   12   120   2     -6,17    15,14  0,36   -7,43    18,23   0,36   -9,59    23,53   0,37  ║ 
║  3   12   121   2     -6,17    15,14  0,35   -7,43    18,23   0,35   -9,59    23,53   0,36  ║ 
║  3   12   122   2     -6,17     7,90  0,27   -7,43     9,50   0,27   -9,59    12,27   0,28  ║ 
║  3   12   123   2     -6,22     5,37  0,47   -7,50     6,47   0,47   -9,72     8,38   0,49  ║ 
║  3   12   124   2     -6,22     0,18  0,05   -7,50     0,22   0,05   -9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3   12   125   2     -6,22     0,18  0,06   -7,50     0,22   0,06   -9,72     0,28   0,06  ║ 
║  3   12   126   2     -6,22     0,18  0,04   -7,50     0,22   0,04   -9,72     0,28   0,04  ║ 
║  3   12   127   2     -6,22    14,76  0,38   -7,50    17,78   0,38   -9,72    23,05   0,40  ║ 
║  3   12   128   2     -6,22    17,30  0,44   -7,50    20,84   0,45   -9,72    27,02   0,46  ║ 
║  3   12   129   2     -6,22    11,28  0,35   -7,50    13,58   0,35   -9,72    17,61   0,36  ║ 
║  3   12   130   2     -6,22    17,30  0,42   -7,50    20,84   0,42   -9,72    27,02   0,44  ║ 
║  3   12   131   2     -6,22     0,18  0,04   -7,50     0,22   0,04   -9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3   12   132   2     -6,22     0,18  0,06   -7,50     0,22   0,06   -9,72     0,28   0,06  ║ 
║  3   12   133   2     -6,22     0,18  0,04   -7,50     0,22   0,04   -9,72     0,28   0,05  ║ 
║  3   12   134   2     -6,22     7,51  0,54   -7,50     9,04   0,54   -9,72    11,72   0,56  ║ 
║  3   12   135   2     -5,86    14,38  1,00   -7,04    14,38   1,00   -8,80    14,38   1,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1     1   2      6,45    76,98  0,84    7,17    85,57   0,78    8,37    91,72   0,73  ║ 
║  4    1     2   2      6,45    76,98  0,84    7,17    85,57   0,78    8,37    91,72   0,73  ║ 
║  4    1     3   2      6,73    68,17  0,76    7,64    77,36   0,72    9,09    89,59   0,68  ║ 
║  4    1     4   2      6,73     9,81  0,46    7,64    11,13   0,43    9,09    13,24   0,41  ║ 
║  4    1     5   2      6,73     4,63  0,34    7,64     5,25   0,32    9,09     6,25   0,30  ║ 
║  4    1     6   2      6,73     4,55  0,33    7,64     5,16   0,31    9,09     6,14   0,30  ║ 
║  4    1     7   2      6,73     6,25  0,36    7,64     7,09   0,34    9,09     8,44   0,32  ║ 
║  4    1     8   2      6,73    75,17  0,81    7,64    85,29   0,76    9,09    93,17   0,73  ║ 
║  4    1     9   2      6,91    68,70  0,67    7,94    78,91   0,64    9,55    94,96   0,62  ║ 
║  4    1    10   2      6,91    51,55  0,72    7,94    59,22   0,69    9,55    71,25   0,66  ║ 
║  4    1    11   2      6,91     7,36  0,31    7,94     8,45   0,30    9,55    10,17   0,29  ║ 
║  4    1    12   2      6,91    10,38  0,36    7,94    11,92   0,35    9,55    14,35   0,33  ║ 
║  4    1    13   2      6,91    12,52  0,40    7,94    14,38   0,39    9,55    17,30   0,37  ║ 
║  4    1    14   2      6,91     7,36  0,30    7,94     8,45   0,28    9,55    10,17   0,27  ║ 
║  4    1    15   2      6,91    59,64  0,75    7,94    68,50   0,72    9,55    79,02   0,70  ║ 
║  4    1    16   2      6,91    65,51  0,65    7,94    75,25   0,62    9,55    90,55   0,60  ║ 
║  4    1    17   2      7,01    65,96  0,68    8,11    76,28   0,66    9,82    92,35   0,64  ║ 
║  4    1    18   2      7,01    19,50  0,49    8,11    22,55   0,47    9,82    27,30   0,46  ║ 
║  4    1    19   2      7,01     4,46  0,20    8,11     5,15   0,19    9,82     6,24   0,18  ║ 
║  4    1    20   2      7,02     7,59  0,30    8,11     8,78   0,29    9,82    10,63   0,28  ║ 
║  4    1    21   2      7,02     8,43  0,32    8,11     9,75   0,31    9,82    11,81   0,30  ║ 
║  4    1    22   2      7,01     2,22  0,12    8,11     2,56   0,12    9,82     3,10   0,12  ║ 
║  4    1    23   2      7,01    19,50  0,50    8,11    22,55   0,48    9,82    27,30   0,46  ║ 
║  4    1    24   2      7,01    71,35  0,68    8,11    82,52   0,66    9,82    99,90   0,63  ║ 
║  4    1    25   2      7,10    66,76  0,69    8,25    77,62   0,67   10,04    94,41   0,65  ║ 
║  4    1    26   2      7,10    19,73  0,50    8,25    22,94   0,49   10,04    27,90   0,48  ║ 
║  4    1    27   2      7,10    10,66  0,35    8,25    12,40   0,34   10,04    15,08   0,33  ║ 
║  4    1    28   2      7,10    13,98  0,67    8,25    16,25   0,65   10,04    19,77   0,64  ║ 
║  4    1    29   2      7,10    29,06  0,62    8,25    33,79   0,60   10,04    41,10   0,59  ║ 
║  4    1    30   2      7,10    29,06  0,61    8,25    33,79   0,59   10,04    41,10   0,57  ║ 
║  4    1    31   2      7,10    13,98  0,67    8,25    16,25   0,65   10,04    19,77   0,63  ║ 
║  4    1    32   2      7,10    12,30  0,39    8,25    14,30   0,37   10,04    17,40   0,36  ║ 
║  4    1    33   2      7,10    19,73  0,50    8,25    22,94   0,49   10,04    27,90   0,47  ║ 
║  4    1    34   2      7,10    72,21  0,69    8,25    83,96   0,67   10,04   102,13   0,65  ║ 
║  4    1    35   2      7,20    69,41  0,70    8,43    81,21   0,69   10,31    98,62   0,67  ║ 
║  4    1    36   2      7,20    56,56  0,65    8,43    66,18   0,64   10,31    80,96   0,62  ║ 
║  4    1    37   2      7,20     7,67  0,34    8,43     8,97   0,33   10,31    10,97   0,32  ║ 
║  4    1    38   2      7,20     5,75  0,35    8,43     6,73   0,34   10,31     8,23   0,33  ║ 
║  4    1    39   2      7,20     7,67  0,42    8,43     8,97   0,41   10,31    10,97   0,40  ║ 
║  4    1    40   2      7,20     6,69  0,31    8,43     7,82   0,30   10,31     9,57   0,29  ║ 
║  4    1    41   2      7,20    57,13  0,67    8,43    66,84   0,65   10,31    81,76   0,63  ║ 
║  4    1    42   2      7,20    72,72  0,68    8,43    85,09   0,66   10,31   104,09   0,65  ║ 
║  4    1    43   2      7,38    71,12  0,86    8,73    82,91   0,85   10,77    82,91   0,83  ║ 
║  4    1    44   2      7,38     4,14  0,35    8,73     4,89   0,34   10,77     6,04   0,34  ║ 
║  4    1    45   2      7,38    73,96  0,88    8,73    83,57   0,87   10,77    83,57   0,86  ║ 
║  4    1    46   2      7,66    97,13  0,99    9,19    97,69   0,99   11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4    1    47   2      7,66     4,29  0,33    9,19     5,15   0,33   11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4    1    48   2      7,66     7,11  0,42    9,19     8,53   0,42   11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4    1    49   2      7,66    95,97  1,00    9,19    95,97   1,00   11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4    1    50   2      0,07     0,50  0,01    0,12     0,84   0,01    0,19     1,30   0,02  ║ 
║  4    1    51   2     -0,08     0,52  0,01   -0,13     0,86   0,01   -0,19     1,33   0,02  ║ 
║  4    1    52   2      0,22     0,08  0,01    0,38     0,14   0,01    0,58     0,21   0,01  ║ 
║  4    1    53   2     -0,23     0,08  0,01   -0,39     0,14   0,01   -0,60     0,22   0,01  ║ 
║  4    1    54   2      6,91     4,67  0,42    7,94     5,36   0,40    9,55     6,45   0,39  ║ 
║  4    1    55   2      7,38     8,90  0,39    8,73    10,52   0,38   10,77    12,99   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1    56   2      7,38     3,36  0,37    8,72     3,97   0,37   10,76     4,90   0,36  ║ 
║  4    1    57   2      0,51     0,54  0,04    0,85     0,90   0,05    1,32     1,39   0,07  ║ 
║  4    1    58   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,01  ║ 
║  4    1    59   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    60   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,01  ║ 
║  4    1    61   2      0,51     1,17  0,04    0,85     1,96   0,05    1,32     3,03   0,07  ║ 
║  4    1    62   2      0,51     1,17  0,04    0,85     1,96   0,05    1,32     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    63   2      0,51     1,17  0,04    0,85     1,96   0,05    1,32     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    64   2      0,51     1,17  0,04    0,85     1,96   0,06    1,32     3,03   0,07  ║ 
║  4    1    65   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    66   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    67   2      0,51     0,01  0,00    0,85     0,02   0,00    1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    68   2      0,51     0,69  0,07    0,85     1,16   0,09    1,32     1,79   0,11  ║ 
║  4    1    69   2      0,48     0,54  0,02    0,80     0,91   0,03    1,24     1,40   0,04  ║ 
║  4    1    70   2      0,48     1,17  0,03    0,80     1,96   0,05    1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    71   2      0,48     1,17  0,03    0,80     1,96   0,05    1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    72   2      0,48     0,58  0,03    0,80     0,96   0,04    1,24     1,49   0,05  ║ 
║  4    1    73   2      0,48     0,51  0,02    0,80     0,85   0,03    1,24     1,32   0,04  ║ 
║  4    1    74   2      0,48     1,17  0,03    0,80     1,96   0,05    1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    75   2      0,48     1,17  0,03    0,80     1,96   0,05    1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    1    76   2      0,48     0,61  0,02    0,80     1,02   0,03    1,24     1,58   0,04  ║ 
║  4    1    77   2      0,31     0,37  0,02    0,51     0,62   0,02    0,80     0,96   0,03  ║ 
║  4    1    78   2      0,31     0,75  0,02    0,51     1,26   0,03    0,80     1,95   0,04  ║ 
║  4    1    79   2      0,31     0,75  0,02    0,51     1,26   0,03    0,80     1,95   0,04  ║ 
║  4    1    80   2      0,31     0,35  0,01    0,51     0,58   0,02    0,80     0,90   0,02  ║ 
║  4    1    81   2      0,31     0,51  0,02    0,51     0,85   0,02    0,80     1,32   0,03  ║ 
║  4    1    82   2      0,31     1,00  0,02    0,51     1,68   0,03    0,80     2,60   0,04  ║ 
║  4    1    83   2      0,31     0,33  0,01    0,51     0,55   0,02    0,80     0,85   0,02  ║ 
║  4    1    84   2      0,22     0,24  0,02    0,38     0,40   0,02    0,58     0,62   0,03  ║ 
║  4    1    85   2      0,22     0,55  0,02    0,38     0,92   0,03    0,58     1,43   0,04  ║ 
║  4    1    86   2      0,22     1,85  0,03    0,38     3,10   0,04    0,58     4,80   0,05  ║ 
║  4    1    87   2      0,22     1,10  0,03    0,38     1,85   0,04    0,58     2,86   0,04  ║ 
║  4    1    88   2      0,22     0,55  0,02    0,38     0,92   0,02    0,58     1,43   0,03  ║ 
║  4    1    89   2      0,22     2,09  0,03    0,38     3,51   0,04    0,58     5,43   0,05  ║ 
║  4    1    90   2      0,31     1,13  0,02    0,51     1,89   0,03    0,80     2,93   0,04  ║ 
║  4    1    91   2      0,22     0,59  0,02    0,38     0,98   0,02    0,58     1,52   0,03  ║ 
║  4    1    92   2      0,22     0,44  0,02    0,38     0,74   0,02    0,58     1,15   0,03  ║ 
║  4    1    93   2      0,07     0,53  0,01    0,12     0,89   0,01    0,19     1,39   0,01  ║ 
║  4    1    94   2      0,07     0,04  0,00    0,12     0,07   0,00    0,19     0,11   0,00  ║ 
║  4    1    95   2      6,65     3,79  0,29    7,82     4,46   0,28    9,62     5,48   0,28  ║ 
║  4    1    96   2      6,46     2,77  0,25    7,61     3,26   0,24    9,35     4,01   0,24  ║ 
║  4    1    97   2     -0,08     0,55  0,01   -0,13     0,92   0,01   -0,19     1,42   0,01  ║ 
║  4    1    98   2     -0,08     0,04  0,00   -0,13     0,07   0,00   -0,19     0,11   0,00  ║ 
║  4    1    99   2     -0,23     0,23  0,02   -0,39     0,39   0,02   -0,60     0,60   0,03  ║ 
║  4    1   100   2     -0,23     0,57  0,02   -0,39     0,95   0,03   -0,60     1,47   0,04  ║ 
║  4    1   101   2     -0,23     1,93  0,03   -0,39     3,22   0,04   -0,60     4,98   0,05  ║ 
║  4    1   102   2     -0,23     1,14  0,03   -0,39     1,90   0,04   -0,60     2,94   0,05  ║ 
║  4    1   103   2     -0,23     0,57  0,02   -0,39     0,95   0,02   -0,60     1,47   0,03  ║ 
║  4    1   104   2     -0,23     2,13  0,03   -0,39     3,55   0,04   -0,60     5,49   0,04  ║ 
║  4    1   105   2     -0,23     0,25  0,01   -0,39     0,41   0,01   -0,60     0,64   0,02  ║ 
║  4    1   106   2      7,38     9,98  0,32    8,73    11,80   0,32   10,77    14,56   0,31  ║ 
║  4    1   107   2     -0,31     0,33  0,01   -0,52     0,56   0,02   -0,81     0,86   0,03  ║ 
║  4    1   108   2     -0,31     0,77  0,02   -0,52     1,28   0,03   -0,81     1,98   0,04  ║ 
║  4    1   109   2     -0,31     0,77  0,03   -0,52     1,28   0,04   -0,81     1,98   0,04  ║ 
║  4    1   110   2     -0,31     0,40  0,01   -0,52     0,67   0,02   -0,81     1,03   0,02  ║ 
║  4    1   111   2     -0,31     0,52  0,02   -0,52     0,86   0,03   -0,81     1,33   0,03  ║ 
║  4    1   112   2     -0,31     1,02  0,02   -0,52     1,71   0,03   -0,81     2,64   0,04  ║ 
║  4    1   113   2     -0,31     0,25  0,01   -0,52     0,42   0,02   -0,81     0,64   0,02  ║ 
║  4    1   114   2     -0,31     1,05  0,02   -0,52     1,75   0,03   -0,81     2,70   0,04  ║ 
║  4    1   115   2     -0,48     0,51  0,02   -0,81     0,86   0,03   -1,25     1,33   0,04  ║ 
║  4    1   116   2     -0,48     1,18  0,03   -0,81     1,98   0,05   -1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    1   117   2     -0,48     1,18  0,03   -0,81     1,98   0,05   -1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    1   118   2     -0,48     0,62  0,03   -0,81     1,03   0,04   -1,25     1,59   0,05  ║ 
║  4    1   119   2     -0,48     0,51  0,02   -0,81     0,86   0,03   -1,25     1,33   0,04  ║ 
║  4    1   120   2     -0,48     1,18  0,03   -0,81     1,98   0,05   -1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    1   121   2     -0,48     1,18  0,03   -0,81     1,98   0,05   -1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    1   122   2     -0,48     0,62  0,03   -0,81     1,03   0,04   -1,25     1,59   0,04  ║ 
║  4    1   123   2     -0,52     0,45  0,04   -0,87     0,75   0,06   -1,35     1,17   0,08  ║ 
║  4    1   124   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,01   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   125   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,01   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   126   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,00   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   127   2     -0,52     1,24  0,04   -0,87     2,07   0,06   -1,35     3,21   0,07  ║ 
║  4    1   128   2     -0,52     1,45  0,04   -0,87     2,43   0,06   -1,35     3,76   0,07  ║ 
║  4    1   129   2     -0,52     0,95  0,03   -0,87     1,58   0,05   -1,35     2,45   0,06  ║ 
║  4    1   130   2     -0,52     1,45  0,04   -0,87     2,43   0,06   -1,35     3,76   0,07  ║ 
║  4    1   131   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,00   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   132   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,01   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   133   2     -0,52     0,02  0,00   -0,87     0,03   0,01   -1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   134   2     -0,52     0,63  0,05   -0,87     1,06   0,07   -1,35     1,63   0,09  ║ 
║  4    1   135   2     -0,23     0,57  0,03   -0,39     0,95   0,04   -0,60     1,47   0,05  ║ 
║  4    1   136   2      6,56    78,29  0,85    7,29    87,00   0,79    8,55    91,72   0,74  ║ 
║  4    2     2   2      6,56    78,29  0,85    7,29    87,00   0,79    8,55    91,72   0,74  ║ 
║  4    2     3   2      6,82    69,02  0,77    7,73    78,29   0,73    9,22    89,59   0,70  ║ 
║  4    2     4   2      6,82     9,93  0,46    7,73    11,26   0,44    9,22    13,44   0,42  ║ 
║  4    2     5   2      6,82     4,68  0,34    7,73     5,31   0,32    9,22     6,34   0,31  ║ 
║  4    2     6   2      6,82     4,60  0,34    7,73     5,22   0,32    9,22     6,23   0,30  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    2     7   2      6,82     6,33  0,36    7,73     7,18   0,34    9,22     8,56   0,32  ║ 
║  4    2     8   2      6,82    76,11  0,82    7,73    86,33   0,77    9,22    93,17   0,74  ║ 
║  4    2     9   2      6,98    69,38  0,68    8,01    79,66   0,65    9,66    96,05   0,63  ║ 
║  4    2    10   2      6,98    52,06  0,72    8,01    59,77   0,69    9,66    72,03   0,67  ║ 
║  4    2    11   2      6,98     7,43  0,31    8,01     8,53   0,30    9,66    10,28   0,29  ║ 
║  4    2    12   2      6,98    10,48  0,37    8,01    12,04   0,35    9,66    14,51   0,34  ║ 
║  4    2    13   2      6,98    12,64  0,41    8,01    14,51   0,39    9,66    17,50   0,38  ║ 
║  4    2    14   2      6,98     7,43  0,30    8,01     8,53   0,29    9,66    10,28   0,28  ║ 
║  4    2    15   2      6,98    60,23  0,76    8,01    69,15   0,73    9,66    79,02   0,70  ║ 
║  4    2    16   2      6,98    66,16  0,66    8,01    75,96   0,63    9,66    91,59   0,61  ║ 
║  4    2    17   2      7,07    66,51  0,69    8,18    76,89   0,66    9,91    93,24   0,64  ║ 
║  4    2    18   2      7,07    19,66  0,49    8,18    22,72   0,47    9,91    27,56   0,46  ║ 
║  4    2    19   2      7,07     4,49  0,20    8,17     5,19   0,19    9,91     6,30   0,18  ║ 
║  4    2    20   2      7,07     7,65  0,30    8,18     8,85   0,29    9,92    10,73   0,28  ║ 
║  4    2    21   2      7,07     8,50  0,32    8,18     9,83   0,31    9,92    11,92   0,30  ║ 
║  4    2    22   2      7,07     2,23  0,12    8,18     2,58   0,12    9,91     3,13   0,12  ║ 
║  4    2    23   2      7,07    19,66  0,50    8,18    22,72   0,48    9,91    27,56   0,47  ║ 
║  4    2    24   2      7,07    71,95  0,69    8,18    83,17   0,66    9,91   100,86   0,64  ║ 
║  4    2    25   2      7,15    67,24  0,70    8,31    78,14   0,68   10,12    95,19   0,66  ║ 
║  4    2    26   2      7,15    19,87  0,51    8,31    23,09   0,49   10,12    28,13   0,48  ║ 
║  4    2    27   2      7,15    10,74  0,36    8,31    12,48   0,34   10,12    15,21   0,34  ║ 
║  4    2    28   2      7,15    14,08  0,68    8,31    16,36   0,66   10,12    19,93   0,64  ║ 
║  4    2    29   2      7,15    29,27  0,63    8,31    34,02   0,61   10,12    41,44   0,59  ║ 
║  4    2    30   2      7,15    29,27  0,61    8,31    34,02   0,59   10,12    41,44   0,58  ║ 
║  4    2    31   2      7,15    14,08  0,68    8,31    16,36   0,66   10,12    19,93   0,64  ║ 
║  4    2    32   2      7,15    12,39  0,39    8,31    14,40   0,38   10,12    17,54   0,37  ║ 
║  4    2    33   2      7,15    19,87  0,51    8,31    23,09   0,49   10,12    28,13   0,48  ║ 
║  4    2    34   2      7,15    72,73  0,70    8,31    84,53   0,67   10,12   102,97   0,66  ║ 
║  4    2    35   2      7,24    69,80  0,71    8,47    81,65   0,69   10,38    98,62   0,68  ║ 
║  4    2    36   2      7,24    56,89  0,66    8,47    66,54   0,64   10,38    81,48   0,63  ║ 
║  4    2    37   2      7,24     7,71  0,34    8,47     9,02   0,33   10,38    11,05   0,33  ║ 
║  4    2    38   2      7,24     5,78  0,35    8,47     6,76   0,34   10,38     8,28   0,34  ║ 
║  4    2    39   2      7,24     7,71  0,43    8,47     9,02   0,42   10,38    11,05   0,41  ║ 
║  4    2    40   2      7,24     6,72  0,31    8,47     7,87   0,30   10,38     9,63   0,29  ║ 
║  4    2    41   2      7,24    57,45  0,67    8,47    67,20   0,65   10,38    82,29   0,64  ║ 
║  4    2    42   2      7,24    73,14  0,68    8,47    85,55   0,67   10,38   104,76   0,65  ║ 
║  4    2    43   2      7,41    71,36  0,86    8,75    82,91   0,85   10,81    82,91   0,84  ║ 
║  4    2    44   2      7,41     4,15  0,35    8,75     4,91   0,35   10,81     6,06   0,34  ║ 
║  4    2    45   2      7,41    74,21  0,89    8,75    83,57   0,87   10,81    83,57   0,86  ║ 
║  4    2    46   2      7,66    97,13  0,99    9,19    97,69   0,99   11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4    2    47   2      7,66     4,29  0,33    9,19     5,15   0,33   11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4    2    48   2      7,66     7,11  0,42    9,19     8,53   0,42   11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4    2    49   2      7,66    95,97  1,00    9,19    95,97   1,00   11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4    2    50   2      5,73    39,12  0,70    6,54    44,67   0,67    7,62    52,06   0,62  ║ 
║  4    2    51   2      5,59    38,20  0,68    6,31    43,08   0,64    7,26    49,58   0,59  ║ 
║  4    2    52   2      5,86     2,11  0,14    6,78     2,44   0,13    7,99     2,87   0,13  ║ 
║  4    2    53   2      5,45     1,96  0,13    6,06     2,18   0,12    6,88     2,47   0,11  ║ 
║  4    2    54   2      6,98     4,71  0,42    8,01     5,41   0,41    9,66     6,52   0,39  ║ 
║  4    2    55   2      7,41     8,93  0,39    8,75    10,56   0,38   10,81    13,04   0,38  ║ 
║  4    2    56   2      7,40     3,37  0,37    8,75     3,98   0,37   10,81     4,92   0,36  ║ 
║  4    2    57   2      6,12     6,44  0,46    7,23     7,60   0,46    8,69     9,14   0,44  ║ 
║  4    2    58   2      6,12     0,18  0,04    7,23     0,21   0,04    8,69     0,25   0,04  ║ 
║  4    2    59   2      6,12     0,18  0,03    7,23     0,21   0,03    8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    2    60   2      6,12     0,18  0,04    7,23     0,21   0,04    8,69     0,25   0,04  ║ 
║  4    2    61   2      6,12    14,03  0,47    7,23    16,56   0,46    8,69    19,90   0,45  ║ 
║  4    2    62   2      6,12    14,03  0,42    7,23    16,56   0,41    8,69    19,90   0,40  ║ 
║  4    2    63   2      6,12    14,03  0,42    7,23    16,56   0,42    8,69    19,90   0,40  ║ 
║  4    2    64   2      6,12    14,03  0,48    7,23    16,56   0,47    8,69    19,90   0,45  ║ 
║  4    2    65   2      6,12     0,18  0,03    7,23     0,21   0,03    8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    2    66   2      6,12     0,18  0,03    7,23     0,21   0,03    8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    2    67   2      6,12     0,18  0,03    7,23     0,21   0,03    8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    2    68   2      6,12     8,28  0,80    7,23     9,77   0,78    8,69    10,38   0,75  ║ 
║  4    2    69   2      6,09     6,92  0,30    7,18     8,14   0,30    8,61     9,77   0,28  ║ 
║  4    2    70   2      6,09    14,95  0,43    7,18    17,60   0,42    8,61    21,11   0,40  ║ 
║  4    2    71   2      6,09    14,95  0,42    7,18    17,60   0,41    8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    2    72   2      6,09     7,35  0,35    7,18     8,66   0,34    8,61    10,38   0,33  ║ 
║  4    2    73   2      6,09     6,49  0,29    7,18     7,64   0,29    8,61     9,16   0,28  ║ 
║  4    2    74   2      6,09    14,95  0,42    7,18    17,60   0,41    8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    2    75   2      6,09    14,95  0,41    7,18    17,60   0,41    8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    2    76   2      6,09     7,79  0,32    7,18     9,18   0,31    8,61    11,01   0,30  ║ 
║  4    2    77   2      5,94     7,16  0,30    6,91     8,33   0,29    8,19     9,88   0,28  ║ 
║  4    2    78   2      5,94    14,57  0,44    6,91    16,94   0,42    8,19    20,09   0,40  ║ 
║  4    2    79   2      5,94    14,57  0,48    6,91    16,94   0,46    8,19    20,09   0,44  ║ 
║  4    2    80   2      5,94     6,74  0,25    6,91     7,84   0,24    8,19     9,30   0,23  ║ 
║  4    2    81   2      5,94     9,83  0,30    6,91    11,44   0,29    8,19    13,56   0,28  ║ 
║  4    2    82   2      5,94    19,44  0,43    6,91    22,61   0,41    8,19    26,81   0,39  ║ 
║  4    2    83   2      5,94     6,32  0,27    6,91     7,35   0,26    8,19     8,72   0,25  ║ 
║  4    2    84   2      5,86     6,24  0,43    6,78     7,22   0,42    7,99     8,51   0,39  ║ 
║  4    2    85   2      5,86    14,38  0,63    6,78    16,63   0,61    7,99    19,60   0,57  ║ 
║  4    2    86   2      5,86    48,34  0,81    6,78    55,87   0,78    7,99    59,66   0,74  ║ 
║  4    2    87   2      5,86    28,79  0,67    6,78    33,28   0,65    7,99    39,23   0,61  ║ 
║  4    2    88   2      5,86    14,38  0,46    6,78    16,63   0,44    7,99    19,60   0,42  ║ 
║  4    2    89   2      5,86    54,70  0,70    6,78    63,23   0,67    7,99    74,54   0,63  ║ 
║  4    2    90   2      5,94    21,88  0,48    6,91    25,45   0,47    8,19    30,18   0,45  ║ 
║  4    2    91   2      5,86    15,34  0,45    6,78    17,73   0,43    7,99    20,90   0,41  ║ 
║  4    2    92   2      5,86    11,55  0,42    6,78    13,35   0,40    7,99    15,74   0,38  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    2    93   2      5,73    41,83  0,66    6,54    47,77   0,63    7,62    55,66   0,59  ║ 
║  4    2    94   2      5,73     3,21  0,20    6,54     3,67   0,19    7,62     4,27   0,17  ║ 
║  4    2    95   2      9,02     5,14  0,39   10,51     5,99   0,38   12,75     7,26   0,37  ║ 
║  4    2    96   2      3,86     1,65  0,15    4,65     1,99   0,15    5,93     2,54   0,15  ║ 
║  4    2    97   2      5,59    40,84  0,64    6,31    46,06   0,60    7,26    53,02   0,56  ║ 
║  4    2    98   2      5,59     3,14  0,19    6,31     3,54   0,18    7,26     4,07   0,17  ║ 
║  4    2    99   2      5,45     5,43  0,39    6,06     6,03   0,37    6,88     6,85   0,33  ║ 
║  4    2   100   2      5,45    13,37  0,58    6,06    14,86   0,54    6,88    16,87   0,49  ║ 
║  4    2   101   2      5,45    45,35  0,75    6,06    50,43   0,69    6,88    57,23   0,63  ║ 
║  4    2   102   2      5,45    26,76  0,64    6,06    29,75   0,59    6,88    33,77   0,54  ║ 
║  4    2   103   2      5,45    13,37  0,41    6,06    14,86   0,38    6,88    16,87   0,34  ║ 
║  4    2   104   2      5,45    49,99  0,60    6,06    55,59   0,55    6,88    63,09   0,50  ║ 
║  4    2   105   2      5,45     5,80  0,22    6,06     6,45   0,20    6,88     7,32   0,19  ║ 
║  4    2   106   2      7,41    10,02  0,32    8,75    11,84   0,32   10,81    14,62   0,31  ║ 
║  4    2   107   2      5,38     5,72  0,25    5,93     6,32   0,23    6,68     7,11   0,21  ║ 
║  4    2   108   2      5,38    13,19  0,39    5,93    14,55   0,36    6,68    16,39   0,32  ║ 
║  4    2   109   2      5,38    13,19  0,45    5,93    14,55   0,41    6,68    16,39   0,37  ║ 
║  4    2   110   2      5,38     6,88  0,24    5,93     7,59   0,22    6,68     8,54   0,20  ║ 
║  4    2   111   2      5,38     8,90  0,31    5,93     9,82   0,29    6,68    11,06   0,26  ║ 
║  4    2   112   2      5,38    17,60  0,41    5,93    19,42   0,38    6,68    21,87   0,34  ║ 
║  4    2   113   2      5,38     4,29  0,20    5,93     4,74   0,18    6,68     5,33   0,16  ║ 
║  4    2   114   2      5,38    18,04  0,42    5,93    19,91   0,38    6,68    22,42   0,35  ║ 
║  4    2   115   2      5,22     5,56  0,24    5,67     6,03   0,22    6,27     6,67   0,20  ║ 
║  4    2   116   2      5,22    12,81  0,37    5,67    13,90   0,33    6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    2   117   2      5,22    12,81  0,36    5,67    13,90   0,32    6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    2   118   2      5,22     6,68  0,31    5,67     7,25   0,28    6,27     8,01   0,25  ║ 
║  4    2   119   2      5,22     5,56  0,25    5,67     6,03   0,22    6,27     6,67   0,20  ║ 
║  4    2   120   2      5,22    12,81  0,36    5,67    13,90   0,32    6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    2   121   2      5,22    12,81  0,35    5,67    13,90   0,32    6,27    15,37   0,28  ║ 
║  4    2   122   2      5,22     6,68  0,27    5,67     7,25   0,25    6,27     8,01   0,22  ║ 
║  4    2   123   2      5,18     4,47  0,44    5,60     4,83   0,40    6,17     5,32   0,35  ║ 
║  4    2   124   2      5,18     0,15  0,04    5,60     0,16   0,03    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   125   2      5,18     0,15  0,04    5,60     0,16   0,04    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   126   2      5,18     0,15  0,03    5,60     0,16   0,03    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   127   2      5,18    12,30  0,39    5,60    13,28   0,35    6,17    14,62   0,31  ║ 
║  4    2   128   2      5,18    14,41  0,43    5,60    15,57   0,39    6,17    17,14   0,34  ║ 
║  4    2   129   2      5,18     9,39  0,34    5,60    10,15   0,30    6,17    11,17   0,27  ║ 
║  4    2   130   2      5,18    14,41  0,43    5,60    15,57   0,39    6,17    17,14   0,34  ║ 
║  4    2   131   2      5,18     0,15  0,03    5,60     0,16   0,03    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   132   2      5,18     0,15  0,04    5,60     0,16   0,04    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   133   2      5,18     0,15  0,04    5,60     0,16   0,03    6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    2   134   2      5,18     6,25  0,50    5,60     6,76   0,45    6,17     7,44   0,39  ║ 
║  4    2   135   2      5,45    13,37  0,71    6,06    14,86   0,65    6,88    16,87   0,59  ║ 
║  4    2   136   2      2,90    34,56  0,38    3,38    40,34   0,37    3,86    46,04   0,33  ║ 
║  4    3     2   2      2,90    34,56  0,38    3,38    40,34   0,37    3,86    46,04   0,33  ║ 
║  4    3     3   2      2,95    29,89  0,33    3,45    34,95   0,33    3,95    39,97   0,30  ║ 
║  4    3     4   2      2,95     4,30  0,20    3,45     5,03   0,19    3,95     5,75   0,18  ║ 
║  4    3     5   2      2,95     2,03  0,15    3,45     2,37   0,14    3,95     2,71   0,13  ║ 
║  4    3     6   2      2,95     1,99  0,15    3,45     2,33   0,14    3,95     2,67   0,13  ║ 
║  4    3     7   2      2,95     2,74  0,16    3,45     3,20   0,15    3,95     3,66   0,14  ║ 
║  4    3     8   2      2,95    32,95  0,35    3,45    38,54   0,34    3,95    44,07   0,32  ║ 
║  4    3     9   2      2,98    29,68  0,29    3,50    34,76   0,28    4,00    39,80   0,26  ║ 
║  4    3    10   2      2,98    22,27  0,31    3,50    26,08   0,30    4,00    29,86   0,28  ║ 
║  4    3    11   2      2,98     3,18  0,13    3,50     3,72   0,13    4,00     4,26   0,12  ║ 
║  4    3    12   2      2,98     4,48  0,16    3,50     5,25   0,15    4,00     6,01   0,14  ║ 
║  4    3    13   2      2,98     5,41  0,17    3,50     6,33   0,17    4,00     7,25   0,16  ║ 
║  4    3    14   2      2,98     3,18  0,13    3,50     3,72   0,13    4,00     4,26   0,11  ║ 
║  4    3    15   2      2,98    25,77  0,33    3,50    30,17   0,32    4,00    34,55   0,29  ║ 
║  4    3    16   2      2,98    28,30  0,28    3,50    33,14   0,27    4,00    37,95   0,25  ║ 
║  4    3    17   2      3,00    28,26  0,29    3,52    33,12   0,29    4,03    37,95   0,26  ║ 
║  4    3    18   2      3,00     8,35  0,21    3,52     9,79   0,20    4,03    11,22   0,19  ║ 
║  4    3    19   2      3,00     1,91  0,08    3,52     2,24   0,08    4,03     2,56   0,08  ║ 
║  4    3    20   2      3,01     3,25  0,13    3,52     3,81   0,13    4,04     4,37   0,12  ║ 
║  4    3    21   2      3,01     3,61  0,14    3,52     4,23   0,13    4,04     4,85   0,12  ║ 
║  4    3    22   2      3,00     0,95  0,05    3,52     1,11   0,05    4,03     1,27   0,05  ║ 
║  4    3    23   2      3,00     8,35  0,21    3,52     9,79   0,21    4,03    11,22   0,19  ║ 
║  4    3    24   2      3,00    30,57  0,29    3,52    35,82   0,28    4,03    41,05   0,26  ║ 
║  4    3    25   2      3,02    28,41  0,29    3,54    33,32   0,29    4,06    38,20   0,26  ║ 
║  4    3    26   2      3,02     8,40  0,21    3,54     9,85   0,21    4,06    11,29   0,19  ║ 
║  4    3    27   2      3,02     4,54  0,15    3,54     5,32   0,15    4,06     6,10   0,13  ║ 
║  4    3    28   2      3,02     5,95  0,29    3,54     6,98   0,28    4,06     8,00   0,26  ║ 
║  4    3    29   2      3,02    12,37  0,27    3,54    14,50   0,26    4,06    16,63   0,24  ║ 
║  4    3    30   2      3,02    12,37  0,26    3,54    14,50   0,25    4,06    16,63   0,23  ║ 
║  4    3    31   2      3,02     5,95  0,29    3,54     6,98   0,28    4,06     8,00   0,26  ║ 
║  4    3    32   2      3,02     5,24  0,16    3,54     6,14   0,16    4,06     7,04   0,15  ║ 
║  4    3    33   2      3,02     8,40  0,21    3,54     9,85   0,21    4,06    11,29   0,19  ║ 
║  4    3    34   2      3,02    30,74  0,29    3,54    36,04   0,29    4,06    41,32   0,26  ║ 
║  4    3    35   2      3,04    29,30  0,30    3,57    34,38   0,29    4,09    39,45   0,27  ║ 
║  4    3    36   2      3,04    23,88  0,28    3,57    28,02   0,27    4,09    32,15   0,25  ║ 
║  4    3    37   2      3,04     3,24  0,14    3,57     3,80   0,14    4,09     4,36   0,13  ║ 
║  4    3    38   2      3,04     2,43  0,15    3,57     2,85   0,14    4,09     3,27   0,13  ║ 
║  4    3    39   2      3,04     3,24  0,18    3,57     3,80   0,18    4,09     4,36   0,16  ║ 
║  4    3    40   2      3,04     2,82  0,13    3,57     3,31   0,13    4,09     3,80   0,12  ║ 
║  4    3    41   2      3,04    24,12  0,28    3,57    28,30   0,27    4,09    32,47   0,25  ║ 
║  4    3    42   2      3,04    30,71  0,29    3,57    36,03   0,28    4,09    41,34   0,26  ║ 
║  4    3    43   2      3,08    29,63  0,36    3,61    34,81   0,35    4,15    39,99   0,32  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

324 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    3    44   2      3,08     1,72  0,15    3,61     2,03   0,14    4,15     2,33   0,13  ║ 
║  4    3    45   2      3,08    30,81  0,37    3,61    36,20   0,36    4,15    41,58   0,33  ║ 
║  4    3    46   2      3,13    39,68  0,41    3,68    46,69   0,40    4,24    53,74   0,37  ║ 
║  4    3    47   2      3,13     1,75  0,13    3,68     2,06   0,13    4,24     2,38   0,12  ║ 
║  4    3    48   2      3,13     2,90  0,17    3,68     3,42   0,17    4,24     3,93   0,16  ║ 
║  4    3    49   2      3,13    39,21  0,41    3,68    46,14   0,40    4,24    53,10   0,37  ║ 
║  4    3    50   2      7,21    49,24  0,89    8,65    55,54   0,89   10,81    55,54   0,89  ║ 
║  4    3    51   2      7,18    49,05  0,88    8,61    55,89   0,88   10,76    55,89   0,88  ║ 
║  4    3    52   2      7,24     2,60  0,17    8,68     3,12   0,17   10,86     3,90   0,17  ║ 
║  4    3    53   2      7,15     2,57  0,17    8,57     3,08   0,17   10,71     3,85   0,17  ║ 
║  4    3    54   2      2,98     2,02  0,18    3,50     2,36   0,18    4,00     2,70   0,16  ║ 
║  4    3    55   2      3,08     3,71  0,16    3,61     4,36   0,16    4,15     5,01   0,14  ║ 
║  4    3    56   2      3,07     1,40  0,16    3,61     1,64   0,15    4,15     1,89   0,14  ║ 
║  4    3    57   2      7,29     7,67  0,55    8,76     9,21   0,55   10,94    11,51   0,55  ║ 
║  4    3    58   2      7,29     0,21  0,05    8,76     0,25   0,05   10,95     0,32   0,05  ║ 
║  4    3    59   2      7,29     0,21  0,03    8,76     0,25   0,03   10,95     0,32   0,03  ║ 
║  4    3    60   2      7,29     0,21  0,05    8,76     0,25   0,05   10,95     0,32   0,05  ║ 
║  4    3    61   2      7,29    16,70  0,56    8,76    20,06   0,56   10,95    25,07   0,56  ║ 
║  4    3    62   2      7,29    16,70  0,50    8,76    20,06   0,50   10,95    25,07   0,50  ║ 
║  4    3    63   2      7,29    16,70  0,50    8,76    20,06   0,50   10,95    25,07   0,50  ║ 
║  4    3    64   2      7,29    16,70  0,57    8,76    20,06   0,57   10,95    25,07   0,57  ║ 
║  4    3    65   2      7,29     0,21  0,04    8,76     0,25   0,04   10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    3    66   2      7,29     0,21  0,04    8,76     0,25   0,04   10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    3    67   2      7,29     0,21  0,04    8,76     0,25   0,04   10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    3    68   2      7,29     9,86  0,95    8,76    10,38   0,95   10,95    10,38   0,95  ║ 
║  4    3    69   2      7,29     8,27  0,36    8,75     9,93   0,36   10,93    12,41   0,36  ║ 
║  4    3    70   2      7,29    17,87  0,51    8,75    21,46   0,51   10,93    26,82   0,51  ║ 
║  4    3    71   2      7,29    17,87  0,50    8,75    21,46   0,50   10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    3    72   2      7,29     8,79  0,42    8,75    10,55   0,42   10,93    13,19   0,42  ║ 
║  4    3    73   2      7,29     7,76  0,35    8,75     9,31   0,35   10,93    11,64   0,35  ║ 
║  4    3    74   2      7,29    17,87  0,50    8,75    21,46   0,50   10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    3    75   2      7,29    17,87  0,50    8,75    21,46   0,50   10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    3    76   2      7,29     9,32  0,38    8,75    11,19   0,38   10,93    13,98   0,38  ║ 
║  4    3    77   2      7,25     8,75  0,37    8,71    10,50   0,37   10,88    13,13   0,37  ║ 
║  4    3    78   2      7,25    17,79  0,53    8,71    21,35   0,53   10,88    26,69   0,53  ║ 
║  4    3    79   2      7,25    17,79  0,59    8,71    21,35   0,59   10,88    26,69   0,59  ║ 
║  4    3    80   2      7,25     8,23  0,30    8,71     9,88   0,30   10,88    12,35   0,30  ║ 
║  4    3    81   2      7,25    12,01  0,37    8,71    14,41   0,37   10,88    18,02   0,37  ║ 
║  4    3    82   2      7,25    23,74  0,52    8,71    28,49   0,52   10,88    35,61   0,52  ║ 
║  4    3    83   2      7,25     7,72  0,33    8,71     9,27   0,33   10,88    11,58   0,33  ║ 
║  4    3    84   2      7,24     7,70  0,54    8,68     9,25   0,54   10,86    11,56   0,54  ║ 
║  4    3    85   2      7,24    17,75  0,78    8,68    21,30   0,78   10,86    22,90   0,78  ║ 
║  4    3    86   2      7,24    59,66  1,00    8,68    59,66   1,00   10,86    59,66   1,00  ║ 
║  4    3    87   2      7,24    35,53  0,83    8,68    42,64   0,83   10,86    42,86   0,83  ║ 
║  4    3    88   2      7,24    17,75  0,57    8,68    21,30   0,57   10,86    26,63   0,57  ║ 
║  4    3    89   2      7,24    67,51  0,86    8,68    78,50   0,86   10,86    78,50   0,86  ║ 
║  4    3    90   2      7,25    26,72  0,59    8,71    32,07   0,59   10,88    40,09   0,59  ║ 
║  4    3    91   2      7,24    18,93  0,55    8,68    22,72   0,55   10,86    28,40   0,55  ║ 
║  4    3    92   2      7,24    14,25  0,52    8,68    17,11   0,52   10,86    21,38   0,52  ║ 
║  4    3    93   2      7,21    52,65  0,84    8,65    63,01   0,84   10,81    63,01   0,84  ║ 
║  4    3    94   2      7,21     4,04  0,25    8,65     4,85   0,25   10,81     6,06   0,25  ║ 
║  4    3    95   2      5,76     3,28  0,25    6,84     3,90   0,25    8,22     4,68   0,24  ║ 
║  4    3    96   2     -0,64     0,28  0,02   -0,84     0,36   0,03   -1,37     0,59   0,03  ║ 
║  4    3    97   2      7,18    52,44  0,83    8,61    62,89   0,82   10,76    63,56   0,82  ║ 
║  4    3    98   2      7,18     4,03  0,25    8,61     4,83   0,25   10,76     6,03   0,25  ║ 
║  4    3    99   2      7,15     7,12  0,52    8,57     8,53   0,52   10,71    10,67   0,52  ║ 
║  4    3   100   2      7,15    17,54  0,76    8,57    21,02   0,76   10,71    23,13   0,76  ║ 
║  4    3   101   2      7,15    59,49  0,98    8,57    60,53   0,98   10,71    60,53   0,98  ║ 
║  4    3   102   2      7,15    35,10  0,84    8,57    42,01   0,83   10,71    42,01   0,83  ║ 
║  4    3   103   2      7,15    17,54  0,53    8,57    21,02   0,53   10,71    26,28   0,53  ║ 
║  4    3   104   2      7,15    65,59  0,78    8,57    78,63   0,78   10,71    83,69   0,78  ║ 
║  4    3   105   2      7,15     7,61  0,29    8,57     9,12   0,29   10,71    11,40   0,29  ║ 
║  4    3   106   2      3,08     4,16  0,13    3,61     4,89   0,13    4,15     5,61   0,12  ║ 
║  4    3   107   2      7,13     7,60  0,34    8,55     9,10   0,34   10,69    11,38   0,34  ║ 
║  4    3   108   2      7,13    17,50  0,51    8,55    20,98   0,51   10,69    26,22   0,51  ║ 
║  4    3   109   2      7,13    17,50  0,59    8,55    20,98   0,59   10,69    26,22   0,59  ║ 
║  4    3   110   2      7,13     9,12  0,32    8,55    10,94   0,31   10,69    13,67   0,31  ║ 
║  4    3   111   2      7,13    11,81  0,41    8,55    14,16   0,41   10,69    17,70   0,41  ║ 
║  4    3   112   2      7,13    23,35  0,54    8,55    27,99   0,54   10,69    34,98   0,54  ║ 
║  4    3   113   2      7,13     5,70  0,26    8,55     6,83   0,26   10,69     8,53   0,26  ║ 
║  4    3   114   2      7,13    23,94  0,56    8,55    28,69   0,55   10,69    35,86   0,55  ║ 
║  4    3   115   2      7,10     7,56  0,33    8,51     9,06   0,33   10,63    11,32   0,33  ║ 
║  4    3   116   2      7,10    17,42  0,50    8,51    20,87   0,50   10,63    26,08   0,50  ║ 
║  4    3   117   2      7,10    17,42  0,49    8,51    20,87   0,48   10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    3   118   2      7,10     9,08  0,42    8,51    10,88   0,42   10,63    13,60   0,42  ║ 
║  4    3   119   2      7,10     7,56  0,34    8,51     9,06   0,34   10,63    11,32   0,34  ║ 
║  4    3   120   2      7,10    17,42  0,49    8,51    20,87   0,48   10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    3   121   2      7,10    17,42  0,48    8,51    20,87   0,48   10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    3   122   2      7,10     9,08  0,37    8,51    10,88   0,37   10,63    13,60   0,37  ║ 
║  4    3   123   2      7,09     6,12  0,60    8,50     7,33   0,60   10,62     9,16   0,60  ║ 
║  4    3   124   2      7,09     0,21  0,05    8,50     0,25   0,05   10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    3   125   2      7,09     0,21  0,06    8,50     0,25   0,06   10,62     0,31   0,06  ║ 
║  4    3   126   2      7,09     0,21  0,04    8,50     0,25   0,04   10,62     0,31   0,04  ║ 
║  4    3   127   2      7,09    16,82  0,54    8,50    20,16   0,53   10,62    25,19   0,53  ║ 
║  4    3   128   2      7,09    19,72  0,59    8,50    23,62   0,58   10,62    29,52   0,58  ║ 
║  4    3   129   2      7,09    12,85  0,46    8,50    15,40   0,46   10,62    19,24   0,46  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    3   130   2      7,09    19,72  0,59    8,50    23,62   0,59   10,62    29,52   0,59  ║ 
║  4    3   131   2      7,09     0,21  0,05    8,50     0,25   0,05   10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    3   132   2      7,09     0,21  0,06    8,50     0,25   0,06   10,62     0,31   0,06  ║ 
║  4    3   133   2      7,09     0,21  0,05    8,50     0,25   0,05   10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    3   134   2      7,09     8,56  0,68    8,50    10,25   0,68   10,62    12,58   0,68  ║ 
║  4    3   135   2      7,15    17,54  0,93    8,57    18,94   0,92   10,71    18,94   0,92  ║ 
║  4    3   136   2      0,14     1,70  0,02    0,17     2,00   0,02    0,19     2,24   0,02  ║ 
║  4    4     2   2      0,14     1,70  0,02    0,17     2,00   0,02    0,19     2,24   0,02  ║ 
║  4    4     3   2      0,08     0,78  0,01    0,09     0,92   0,01    0,10     1,03   0,01  ║ 
║  4    4     4   2      0,08     0,11  0,01    0,09     0,13   0,01    0,10     0,15   0,00  ║ 
║  4    4     5   2      0,08     0,05  0,00    0,09     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4    4     6   2      0,08     0,05  0,00    0,09     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4    4     7   2      0,08     0,07  0,00    0,09     0,08   0,00    0,10     0,09   0,00  ║ 
║  4    4     8   2      0,08     0,86  0,01    0,09     1,01   0,01    0,10     1,13   0,01  ║ 
║  4    4     9   2      0,04     0,35  0,00    0,04     0,41   0,00    0,05     0,46   0,00  ║ 
║  4    4    10   2      0,04     0,26  0,00    0,04     0,31   0,00    0,05     0,34   0,00  ║ 
║  4    4    11   2      0,04     0,04  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    12   2      0,04     0,05  0,00    0,04     0,06   0,00    0,05     0,07   0,00  ║ 
║  4    4    13   2      0,04     0,06  0,00    0,04     0,07   0,00    0,05     0,08   0,00  ║ 
║  4    4    14   2      0,04     0,04  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    15   2      0,04     0,30  0,00    0,04     0,36   0,00    0,05     0,40   0,00  ║ 
║  4    4    16   2      0,04     0,33  0,00    0,04     0,39   0,00    0,05     0,44   0,00  ║ 
║  4    4    17   2      0,01     0,10  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    18   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    19   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    20   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    21   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    22   2      0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4    4    23   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    24   2      0,01     0,11  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,14   0,00  ║ 
║  4    4    25   2     -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    26   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    27   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    28   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    29   2     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    30   2     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    31   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    32   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    33   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    34   2     -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    35   2     -0,03     0,33  0,00   -0,04     0,39   0,00   -0,05     0,44   0,00  ║ 
║  4    4    36   2     -0,03     0,27  0,00   -0,04     0,32   0,00   -0,05     0,36   0,00  ║ 
║  4    4    37   2     -0,03     0,04  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    38   2     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    39   2     -0,03     0,04  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    40   2     -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    41   2     -0,03     0,27  0,00   -0,04     0,32   0,00   -0,05     0,36   0,00  ║ 
║  4    4    42   2     -0,03     0,35  0,00   -0,04     0,41   0,00   -0,05     0,46   0,00  ║ 
║  4    4    43   2     -0,08     0,74  0,01   -0,09     0,87   0,01   -0,10     0,97   0,01  ║ 
║  4    4    44   2     -0,08     0,04  0,00   -0,09     0,05   0,00   -0,10     0,06   0,00  ║ 
║  4    4    45   2     -0,08     0,77  0,01   -0,09     0,90   0,01   -0,10     1,01   0,01  ║ 
║  4    4    46   2     -0,14     1,80  0,02   -0,17     2,12   0,02   -0,19     2,38   0,02  ║ 
║  4    4    47   2     -0,14     0,08  0,01   -0,17     0,09   0,01   -0,19     0,11   0,01  ║ 
║  4    4    48   2     -0,14     0,13  0,01   -0,17     0,15   0,01   -0,19     0,17   0,01  ║ 
║  4    4    49   2     -0,14     1,78  0,02   -0,17     2,09   0,02   -0,19     2,35   0,02  ║ 
║  4    4    50   2      7,20    49,20  0,89    8,65    55,54   0,89   10,82    55,54   0,89  ║ 
║  4    4    51   2      7,24    49,44  0,88    8,69    55,89   0,88   10,86    55,89   0,89  ║ 
║  4    4    52   2      7,17     2,58  0,17    8,60     3,09   0,17   10,77     3,87   0,17  ║ 
║  4    4    53   2      7,27     2,62  0,17    8,73     3,14   0,17   10,91     3,92   0,17  ║ 
║  4    4    54   2      0,04     0,02  0,00    0,04     0,03   0,00    0,05     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    55   2     -0,08     0,09  0,00   -0,09     0,11   0,00   -0,10     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    56   2     -0,08     0,03  0,00   -0,09     0,04   0,00   -0,10     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    57   2      7,10     7,47  0,54    8,52     8,97   0,54   10,68    11,24   0,54  ║ 
║  4    4    58   2      7,10     0,21  0,04    8,52     0,25   0,04   10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4    4    59   2      7,10     0,21  0,03    8,52     0,25   0,03   10,68     0,31   0,03  ║ 
║  4    4    60   2      7,10     0,21  0,04    8,52     0,25   0,04   10,68     0,31   0,05  ║ 
║  4    4    61   2      7,10    16,26  0,55    8,52    19,52   0,55   10,68    24,47   0,55  ║ 
║  4    4    62   2      7,10    16,26  0,49    8,52    19,52   0,49   10,68    24,47   0,49  ║ 
║  4    4    63   2      7,10    16,26  0,49    8,52    19,52   0,49   10,68    24,47   0,49  ║ 
║  4    4    64   2      7,10    16,26  0,56    8,52    19,52   0,56   10,68    24,47   0,56  ║ 
║  4    4    65   2      7,10     0,21  0,04    8,52     0,25   0,04   10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4    4    66   2      7,10     0,21  0,04    8,52     0,25   0,04   10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4    4    67   2      7,10     0,21  0,04    8,52     0,25   0,04   10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4    4    68   2      7,10     9,60  0,92    8,52    10,38   0,93   10,68    10,38   0,93  ║ 
║  4    4    69   2      7,11     8,06  0,35    8,53     9,68   0,35   10,69    12,13   0,35  ║ 
║  4    4    70   2      7,11    17,43  0,50    8,53    20,93   0,50   10,69    26,22   0,50  ║ 
║  4    4    71   2      7,11    17,43  0,49    8,53    20,93   0,49   10,69    26,22   0,49  ║ 
║  4    4    72   2      7,11     8,57  0,41    8,53    10,29   0,41   10,69    12,90   0,41  ║ 
║  4    4    73   2      7,11     7,57  0,34    8,53     9,08   0,34   10,69    11,38   0,34  ║ 
║  4    4    74   2      7,11    17,43  0,49    8,53    20,93   0,49   10,69    26,22   0,49  ║ 
║  4    4    75   2      7,11    17,43  0,48    8,53    20,93   0,48   10,69    26,22   0,48  ║ 
║  4    4    76   2      7,11     9,09  0,37    8,53    10,91   0,37   10,69    13,67   0,37  ║ 
║  4    4    77   2      7,15     8,62  0,36    8,58    10,35   0,36   10,74    12,96   0,36  ║ 
║  4    4    78   2      7,15    17,53  0,52    8,58    21,05   0,52   10,74    26,35   0,52  ║ 
║  4    4    79   2      7,15    17,53  0,58    8,58    21,05   0,58   10,74    26,35   0,58  ║ 
║  4    4    80   2      7,15     8,11  0,30    8,58     9,74   0,30   10,74    12,19   0,30  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    4    81   2      7,15    11,83  0,36    8,58    14,21   0,36   10,74    17,79   0,36  ║ 
║  4    4    82   2      7,15    23,39  0,51    8,58    28,08   0,51   10,74    35,16   0,52  ║ 
║  4    4    83   2      7,15     7,61  0,32    8,58     9,13   0,32   10,74    11,44   0,32  ║ 
║  4    4    84   2      7,17     7,63  0,53    8,60     9,16   0,53   10,77    11,47   0,53  ║ 
║  4    4    85   2      7,17    17,58  0,77    8,60    21,10   0,77   10,77    22,90   0,77  ║ 
║  4    4    86   2      7,17    59,08  0,99    8,60    59,66   0,99   10,77    59,66   0,99  ║ 
║  4    4    87   2      7,17    35,19  0,82    8,60    42,24   0,82   10,77    42,86   0,82  ║ 
║  4    4    88   2      7,17    17,58  0,56    8,60    21,10   0,56   10,77    26,42   0,56  ║ 
║  4    4    89   2      7,17    66,85  0,85    8,60    78,50   0,85   10,77    78,50   0,85  ║ 
║  4    4    90   2      7,15    26,33  0,58    8,58    31,61   0,58   10,74    39,58   0,58  ║ 
║  4    4    91   2      7,17    18,75  0,55    8,60    22,50   0,55   10,77    28,17   0,55  ║ 
║  4    4    92   2      7,17    14,12  0,51    8,60    16,94   0,51   10,77    21,21   0,51  ║ 
║  4    4    93   2      7,20    52,61  0,83    8,65    63,01   0,84   10,82    63,01   0,84  ║ 
║  4    4    94   2      7,20     4,04  0,25    8,65     4,85   0,25   10,82     6,07   0,25  ║ 
║  4    4    95   2      2,94     1,67  0,13    3,52     2,01   0,13    4,42     2,52   0,13  ║ 
║  4    4    96   2     -3,41     1,46  0,13   -4,10     1,76   0,13   -5,12     2,19   0,13  ║ 
║  4    4    97   2      7,24    52,87  0,83    8,69    63,45   0,83   10,86    63,56   0,83  ║ 
║  4    4    98   2      7,24     4,06  0,25    8,69     4,87   0,25   10,86     6,09   0,25  ║ 
║  4    4    99   2      7,27     7,24  0,53    8,73     8,69   0,53   10,91    10,87   0,53  ║ 
║  4    4   100   2      7,27    17,84  0,77    8,73    21,41   0,77   10,91    23,13   0,77  ║ 
║  4    4   101   2      7,27    60,53  1,00    8,73    60,53   1,00   10,91    60,53   1,00  ║ 
║  4    4   102   2      7,27    35,72  0,85    8,73    42,01   0,85   10,91    42,01   0,85  ║ 
║  4    4   103   2      7,27    17,84  0,54    8,73    21,41   0,54   10,91    26,77   0,54  ║ 
║  4    4   104   2      7,27    66,74  0,80    8,73    80,08   0,80   10,91    83,69   0,80  ║ 
║  4    4   105   2      7,27     7,74  0,29    8,73     9,29   0,29   10,91    11,62   0,29  ║ 
║  4    4   106   2     -0,08     0,10  0,00   -0,09     0,12   0,00   -0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4    4   107   2      7,29     7,76  0,34    8,75     9,32   0,34   10,94    11,64   0,34  ║ 
║  4    4   108   2      7,29    17,89  0,52    8,75    21,47   0,52   10,94    26,83   0,52  ║ 
║  4    4   109   2      7,29    17,89  0,61    8,75    21,47   0,61   10,94    26,83   0,61  ║ 
║  4    4   110   2      7,29     9,33  0,32    8,75    11,19   0,32   10,94    13,99   0,32  ║ 
║  4    4   111   2      7,29    12,08  0,42    8,75    14,49   0,42   10,94    18,11   0,42  ║ 
║  4    4   112   2      7,29    23,87  0,56    8,75    28,64   0,56   10,94    35,79   0,56  ║ 
║  4    4   113   2      7,29     5,82  0,27    8,75     6,99   0,27   10,94     8,73   0,27  ║ 
║  4    4   114   2      7,29    24,47  0,57    8,75    29,36   0,57   10,94    36,69   0,57  ║ 
║  4    4   115   2      7,33     7,81  0,34    8,80     9,37   0,34   10,99    11,70   0,34  ║ 
║  4    4   116   2      7,33    17,99  0,51    8,80    21,58   0,51   10,99    26,96   0,51  ║ 
║  4    4   117   2      7,33    17,99  0,50    8,80    21,58   0,50   10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4    4   118   2      7,33     9,38  0,44    8,80    11,25   0,44   10,99    14,05   0,43  ║ 
║  4    4   119   2      7,33     7,81  0,35    8,80     9,37   0,35   10,99    11,70   0,35  ║ 
║  4    4   120   2      7,33    17,99  0,50    8,80    21,58   0,50   10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4    4   121   2      7,33    17,99  0,50    8,80    21,58   0,50   10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4    4   122   2      7,33     9,38  0,38    8,80    11,25   0,38   10,99    14,05   0,38  ║ 
║  4    4   123   2      7,34     6,33  0,62    8,81     7,60   0,62   11,00     9,49   0,62  ║ 
║  4    4   124   2      7,34     0,21  0,05    8,81     0,26   0,05   11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4    4   125   2      7,34     0,21  0,06    8,81     0,26   0,06   11,00     0,32   0,06  ║ 
║  4    4   126   2      7,34     0,21  0,04    8,81     0,26   0,04   11,00     0,32   0,04  ║ 
║  4    4   127   2      7,34    17,42  0,55    8,81    20,90   0,55   11,00    26,09   0,55  ║ 
║  4    4   128   2      7,34    20,41  0,61    8,81    24,49   0,61   11,00    30,58   0,61  ║ 
║  4    4   129   2      7,34    13,30  0,47    8,81    15,96   0,47   11,00    19,93   0,47  ║ 
║  4    4   130   2      7,34    20,41  0,61    8,81    24,49   0,61   11,00    30,58   0,61  ║ 
║  4    4   131   2      7,34     0,21  0,05    8,81     0,26   0,05   11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4    4   132   2      7,34     0,21  0,06    8,81     0,26   0,06   11,00     0,32   0,06  ║ 
║  4    4   133   2      7,34     0,21  0,05    8,81     0,26   0,05   11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4    4   134   2      7,34     8,86  0,70    8,81    10,63   0,70   11,00    12,58   0,70  ║ 
║  4    4   135   2      7,27    17,84  0,94    8,73    18,94   0,94   10,91    18,94   0,94  ║ 
║  4    4   136   2     -2,59    30,86  0,34   -3,03    36,11   0,33   -3,47    41,37   0,30  ║ 
║  4    5     2   2     -2,59    30,86  0,34   -3,03    36,11   0,33   -3,47    41,37   0,30  ║ 
║  4    5     3   2     -2,77    28,05  0,31   -3,25    32,89   0,31   -3,73    37,73   0,28  ║ 
║  4    5     4   2     -2,77     4,04  0,19   -3,25     4,73   0,18   -3,73     5,43   0,17  ║ 
║  4    5     5   2     -2,77     1,90  0,14   -3,25     2,23   0,13   -3,73     2,56   0,12  ║ 
║  4    5     6   2     -2,77     1,87  0,14   -3,25     2,19   0,13   -3,73     2,52   0,12  ║ 
║  4    5     7   2     -2,77     2,57  0,15   -3,25     3,02   0,14   -3,73     3,46   0,13  ║ 
║  4    5     8   2     -2,77    30,93  0,33   -3,25    36,27   0,32   -3,73    41,60   0,30  ║ 
║  4    5     9   2     -2,89    28,70  0,28   -3,39    33,71   0,27   -3,89    38,68   0,25  ║ 
║  4    5    10   2     -2,89    21,54  0,30   -3,39    25,29   0,29   -3,89    29,03   0,27  ║ 
║  4    5    11   2     -2,89     3,07  0,13   -3,39     3,61   0,13   -3,89     4,14   0,12  ║ 
║  4    5    12   2     -2,89     4,34  0,15   -3,39     5,09   0,15   -3,89     5,84   0,14  ║ 
║  4    5    13   2     -2,89     5,23  0,17   -3,39     6,14   0,17   -3,89     7,05   0,15  ║ 
║  4    5    14   2     -2,89     3,07  0,12   -3,39     3,61   0,12   -3,89     4,14   0,11  ║ 
║  4    5    15   2     -2,89    24,91  0,32   -3,39    29,26   0,31   -3,89    33,58   0,28  ║ 
║  4    5    16   2     -2,89    27,37  0,27   -3,39    32,14   0,27   -3,89    36,89   0,24  ║ 
║  4    5    17   2     -2,95    27,79  0,29   -3,47    32,66   0,28   -3,99    37,49   0,26  ║ 
║  4    5    18   2     -2,95     8,21  0,21   -3,47     9,65   0,20   -3,99    11,08   0,19  ║ 
║  4    5    19   2     -2,95     1,88  0,08   -3,47     2,21   0,08   -3,99     2,53   0,07  ║ 
║  4    5    20   2     -2,96     3,20  0,13   -3,47     3,76   0,12   -3,99     4,31   0,11  ║ 
║  4    5    21   2     -2,96     3,55  0,13   -3,47     4,18   0,13   -3,99     4,79   0,12  ║ 
║  4    5    22   2     -2,95     0,93  0,05   -3,47     1,10   0,05   -3,99     1,26   0,05  ║ 
║  4    5    23   2     -2,95     8,21  0,21   -3,47     9,65   0,20   -3,99    11,08   0,19  ║ 
║  4    5    24   2     -2,95    30,06  0,29   -3,47    35,33   0,28   -3,99    40,56   0,26  ║ 
║  4    5    25   2     -3,01    28,31  0,29   -3,54    33,30   0,29   -4,07    38,23   0,26  ║ 
║  4    5    26   2     -3,01     8,37  0,21   -3,54     9,84   0,21   -4,07    11,30   0,19  ║ 
║  4    5    27   2     -3,01     4,52  0,15   -3,54     5,32   0,15   -4,07     6,11   0,13  ║ 
║  4    5    28   2     -3,01     5,93  0,29   -3,54     6,97   0,28   -4,07     8,01   0,26  ║ 
║  4    5    29   2     -3,01    12,32  0,26   -3,54    14,50   0,26   -4,07    16,64   0,24  ║ 
║  4    5    30   2     -3,01    12,32  0,26   -3,54    14,50   0,25   -4,07    16,64   0,23  ║ 
║  4    5    31   2     -3,01     5,93  0,29   -3,54     6,97   0,28   -4,07     8,01   0,26  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5    32   2     -3,01     5,22  0,16   -3,54     6,14   0,16   -4,07     7,05   0,15  ║ 
║  4    5    33   2     -3,01     8,37  0,21   -3,54     9,84   0,21   -4,07    11,30   0,19  ║ 
║  4    5    34   2     -3,01    30,62  0,29   -3,54    36,02   0,29   -4,07    41,36   0,26  ║ 
║  4    5    35   2     -3,08    29,67  0,30   -3,62    34,92   0,30   -4,16    40,10   0,27  ║ 
║  4    5    36   2     -3,08    24,18  0,28   -3,62    28,46   0,27   -4,16    32,68   0,25  ║ 
║  4    5    37   2     -3,08     3,28  0,15   -3,62     3,86   0,14   -4,16     4,43   0,13  ║ 
║  4    5    38   2     -3,08     2,46  0,15   -3,62     2,89   0,15   -4,16     3,32   0,14  ║ 
║  4    5    39   2     -3,08     3,28  0,18   -3,62     3,86   0,18   -4,16     4,43   0,16  ║ 
║  4    5    40   2     -3,08     2,86  0,13   -3,62     3,36   0,13   -4,16     3,86   0,12  ║ 
║  4    5    41   2     -3,08    24,42  0,28   -3,62    28,74   0,28   -4,16    33,01   0,26  ║ 
║  4    5    42   2     -3,08    31,09  0,29   -3,62    36,59   0,28   -4,16    42,02   0,26  ║ 
║  4    5    43   2     -3,20    30,79  0,37   -3,77    36,29   0,36   -4,33    41,69   0,34  ║ 
║  4    5    44   2     -3,20     1,79  0,15   -3,77     2,11   0,15   -4,33     2,43   0,14  ║ 
║  4    5    45   2     -3,20    32,02  0,38   -3,77    37,73   0,38   -4,33    43,35   0,35  ║ 
║  4    5    46   2     -3,38    42,84  0,44   -3,99    50,56   0,43   -4,58    58,14   0,40  ║ 
║  4    5    47   2     -3,38     1,89  0,15   -3,99     2,24   0,14   -4,58     2,57   0,13  ║ 
║  4    5    48   2     -3,38     3,14  0,19   -3,99     3,70   0,18   -4,58     4,25   0,17  ║ 
║  4    5    49   2     -3,38    42,33  0,44   -3,99    49,96   0,43   -4,58    57,44   0,40  ║ 
║  4    5    50   2      7,08    48,33  0,87    8,49    55,54   0,87   10,63    55,54   0,87  ║ 
║  4    5    51   2      7,17    49,00  0,88    8,61    55,89   0,88   10,77    55,89   0,88  ║ 
║  4    5    52   2      6,98     2,51  0,17    8,37     3,01   0,17   10,49     3,77   0,17  ║ 
║  4    5    53   2      7,27     2,62  0,17    8,73     3,14   0,17   10,91     3,92   0,17  ║ 
║  4    5    54   2     -2,89     1,95  0,18   -3,39     2,29   0,17   -3,89     2,63   0,16  ║ 
║  4    5    55   2     -3,20     3,85  0,17   -3,77     4,54   0,16   -4,33     5,22   0,15  ║ 
║  4    5    56   2     -3,19     1,45  0,16   -3,76     1,71   0,16   -4,32     1,97   0,15  ║ 
║  4    5    57   2      6,79     7,14  0,51    8,14     8,56   0,51   10,23    10,76   0,52  ║ 
║  4    5    58   2      6,79     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4    5    59   2      6,79     0,20  0,03    8,14     0,24   0,03   10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4    5    60   2      6,79     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4    5    61   2      6,79    15,55  0,52    8,14    18,64   0,52   10,22    23,42   0,53  ║ 
║  4    5    62   2      6,79    15,55  0,47    8,14    18,64   0,47   10,22    23,42   0,47  ║ 
║  4    5    63   2      6,79    15,55  0,47    8,14    18,64   0,47   10,22    23,42   0,47  ║ 
║  4    5    64   2      6,79    15,55  0,53    8,14    18,64   0,53   10,22    23,42   0,54  ║ 
║  4    5    65   2      6,79     0,20  0,04    8,14     0,24   0,04   10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4    5    66   2      6,79     0,20  0,03    8,14     0,24   0,03   10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4    5    67   2      6,79     0,20  0,03    8,14     0,24   0,03   10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4    5    68   2      6,79     9,18  0,88    8,14    10,38   0,88   10,22    10,38   0,89  ║ 
║  4    5    69   2      6,81     7,73  0,34    8,16     9,27   0,34   10,26    11,64   0,34  ║ 
║  4    5    70   2      6,81    16,70  0,48    8,16    20,03   0,47   10,26    25,16   0,48  ║ 
║  4    5    71   2      6,81    16,70  0,47    8,16    20,03   0,47   10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4    5    72   2      6,81     8,21  0,39    8,16     9,85   0,39   10,26    12,37   0,39  ║ 
║  4    5    73   2      6,81     7,25  0,33    8,16     8,69   0,33   10,26    10,92   0,33  ║ 
║  4    5    74   2      6,81    16,70  0,47    8,16    20,03   0,47   10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4    5    75   2      6,81    16,70  0,46    8,16    20,03   0,46   10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4    5    76   2      6,81     8,71  0,36    8,16    10,44   0,36   10,26    13,11   0,36  ║ 
║  4    5    77   2      6,92     8,35  0,35    8,30    10,01   0,35   10,41    12,56   0,35  ║ 
║  4    5    78   2      6,92    16,98  0,51    8,30    20,36   0,51   10,41    25,54   0,51  ║ 
║  4    5    79   2      6,92    16,98  0,56    8,30    20,36   0,56   10,41    25,54   0,56  ║ 
║  4    5    80   2      6,92     7,85  0,29    8,30     9,42   0,29   10,41    11,82   0,29  ║ 
║  4    5    81   2      6,92    11,46  0,35    8,30    13,74   0,35   10,41    17,24   0,35  ║ 
║  4    5    82   2      6,92    22,65  0,50    8,30    27,16   0,50   10,41    34,08   0,50  ║ 
║  4    5    83   2      6,92     7,37  0,31    8,30     8,84   0,31   10,41    11,09   0,31  ║ 
║  4    5    84   2      6,98     7,43  0,52    8,37     8,91   0,52   10,49    11,17   0,52  ║ 
║  4    5    85   2      6,98    17,11  0,75    8,37    20,52   0,75   10,49    22,90   0,75  ║ 
║  4    5    86   2      6,98    57,50  0,96    8,37    59,66   0,96   10,49    59,66   0,97  ║ 
║  4    5    87   2      6,98    34,25  0,80    8,37    41,08   0,80   10,49    42,86   0,80  ║ 
║  4    5    88   2      6,98    17,11  0,55    8,37    20,52   0,55   10,49    25,73   0,55  ║ 
║  4    5    89   2      6,98    65,07  0,83    8,37    78,04   0,83   10,49    78,50   0,83  ║ 
║  4    5    90   2      6,92    25,50  0,56    8,30    30,58   0,56   10,41    38,36   0,57  ║ 
║  4    5    91   2      6,98    18,25  0,53    8,37    21,89   0,53   10,49    27,44   0,53  ║ 
║  4    5    92   2      6,98    13,74  0,50    8,37    16,48   0,50   10,49    20,66   0,50  ║ 
║  4    5    93   2      7,08    51,68  0,82    8,49    61,99   0,82   10,63    63,01   0,82  ║ 
║  4    5    94   2      7,08     3,97  0,24    8,49     4,76   0,24   10,63     5,96   0,24  ║ 
║  4    5    95   2      0,09     0,05  0,00    0,17     0,09   0,01    0,55     0,32   0,02  ║ 
║  4    5    96   2     -6,10     2,62  0,23   -7,26     3,11   0,23   -8,75     3,75   0,22  ║ 
║  4    5    97   2      7,17    52,39  0,82    8,61    62,86   0,82   10,77    63,56   0,82  ║ 
║  4    5    98   2      7,17     4,02  0,25    8,61     4,83   0,24   10,77     6,04   0,25  ║ 
║  4    5    99   2      7,27     7,24  0,53    8,73     8,69   0,53   10,91    10,87   0,53  ║ 
║  4    5   100   2      7,27    17,84  0,77    8,73    21,41   0,77   10,91    23,13   0,77  ║ 
║  4    5   101   2      7,27    60,53  1,00    8,73    60,53   1,00   10,91    60,53   1,00  ║ 
║  4    5   102   2      7,27    35,72  0,85    8,73    42,01   0,85   10,91    42,01   0,85  ║ 
║  4    5   103   2      7,27    17,84  0,54    8,73    21,41   0,54   10,91    26,77   0,54  ║ 
║  4    5   104   2      7,27    66,74  0,80    8,73    80,08   0,80   10,91    83,69   0,80  ║ 
║  4    5   105   2      7,27     7,74  0,29    8,73     9,29   0,29   10,91    11,62   0,29  ║ 
║  4    5   106   2     -3,20     4,32  0,14   -3,77     5,09   0,14   -4,33     5,85   0,12  ║ 
║  4    5   107   2      7,33     7,80  0,35    8,79     9,36   0,35   10,99    11,70   0,34  ║ 
║  4    5   108   2      7,33    17,97  0,53    8,79    21,57   0,53   10,99    26,95   0,53  ║ 
║  4    5   109   2      7,33    17,97  0,61    8,79    21,57   0,61   10,99    26,95   0,61  ║ 
║  4    5   110   2      7,33     9,37  0,32    8,79    11,24   0,32   10,99    14,05   0,32  ║ 
║  4    5   111   2      7,33    12,13  0,43    8,79    14,56   0,43   10,99    18,19   0,43  ║ 
║  4    5   112   2      7,33    23,98  0,56    8,79    28,78   0,56   10,99    35,95   0,56  ║ 
║  4    5   113   2      7,33     5,85  0,27    8,79     7,02   0,27   10,99     8,77   0,27  ║ 
║  4    5   114   2      7,33    24,58  0,57    8,79    29,50   0,57   10,99    36,86   0,57  ║ 
║  4    5   115   2      7,44     7,92  0,35    8,93     9,51   0,35   11,14    11,86   0,35  ║ 
║  4    5   116   2      7,44    18,25  0,52    8,93    21,90   0,52   11,14    27,34   0,52  ║ 
║  4    5   117   2      7,44    18,25  0,51    8,93    21,90   0,51   11,14    27,34   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5   118   2      7,44     9,51  0,44    8,93    11,42   0,44   11,14    14,25   0,44  ║ 
║  4    5   119   2      7,44     7,92  0,35    8,93     9,51   0,35   11,14    11,86   0,35  ║ 
║  4    5   120   2      7,44    18,25  0,51    8,93    21,90   0,51   11,14    27,34   0,51  ║ 
║  4    5   121   2      7,44    18,25  0,50    8,93    21,90   0,50   11,14    27,34   0,50  ║ 
║  4    5   122   2      7,44     9,51  0,39    8,93    11,42   0,39   11,14    14,25   0,39  ║ 
║  4    5   123   2      7,47     6,44  0,64    8,96     7,73   0,64   11,18     9,64   0,63  ║ 
║  4    5   124   2      7,47     0,22  0,06    8,96     0,26   0,06   11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4    5   125   2      7,47     0,22  0,06    8,96     0,26   0,06   11,18     0,32   0,06  ║ 
║  4    5   126   2      7,47     0,22  0,05    8,96     0,26   0,05   11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4    5   127   2      7,47    17,71  0,56    8,96    21,25   0,56   11,18    26,52   0,56  ║ 
║  4    5   128   2      7,47    20,75  0,62    8,96    24,91   0,62   11,18    31,08   0,61  ║ 
║  4    5   129   2      7,47    13,52  0,48    8,96    16,23   0,48   11,18    20,26   0,48  ║ 
║  4    5   130   2      7,47    20,75  0,62    8,96    24,91   0,62   11,18    31,08   0,62  ║ 
║  4    5   131   2      7,47     0,22  0,05    8,96     0,26   0,05   11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4    5   132   2      7,47     0,22  0,06    8,96     0,26   0,06   11,18     0,32   0,06  ║ 
║  4    5   133   2      7,47     0,22  0,05    8,96     0,26   0,05   11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4    5   134   2      7,47     9,01  0,72    8,96    10,81   0,72   11,18    12,58   0,71  ║ 
║  4    5   135   2      7,27    17,84  0,94    8,73    18,94   0,94   10,91    18,94   0,94  ║ 
║  4    5   136   2     -6,25    74,58  0,81   -6,95    82,94   0,75   -7,81    91,72   0,68  ║ 
║  4    6     2   2     -6,25    74,58  0,81   -6,95    82,94   0,75   -7,81    91,72   0,68  ║ 
║  4    6     3   2     -6,58    66,60  0,74   -7,47    75,63   0,70   -8,66    87,68   0,65  ║ 
║  4    6     4   2     -6,58     9,58  0,45   -7,47    10,88   0,42   -8,66    12,61   0,39  ║ 
║  4    6     5   2     -6,58     4,52  0,33   -7,47     5,13   0,31   -8,66     5,95   0,29  ║ 
║  4    6     6   2     -6,58     4,44  0,32   -7,47     5,04   0,31   -8,66     5,85   0,28  ║ 
║  4    6     7   2     -6,58     6,11  0,35   -7,47     6,93   0,33   -8,66     8,04   0,30  ║ 
║  4    6     8   2     -6,58    73,44  0,79   -7,47    83,39   0,75   -8,66    93,17   0,69  ║ 
║  4    6     9   2     -6,78    67,46  0,66   -7,80    77,55   0,63   -9,20    91,49   0,60  ║ 
║  4    6    10   2     -6,78    50,62  0,70   -7,80    58,19   0,67   -9,20    68,66   0,64  ║ 
║  4    6    11   2     -6,78     7,22  0,30   -7,80     8,30   0,29   -9,20     9,80   0,27  ║ 
║  4    6    12   2     -6,78    10,19  0,36   -7,80    11,72   0,34   -9,20    13,82   0,32  ║ 
║  4    6    13   2     -6,78    12,29  0,40   -7,80    14,13   0,38   -9,20    16,67   0,36  ║ 
║  4    6    14   2     -6,78     7,22  0,29   -7,80     8,30   0,28   -9,20     9,80   0,26  ║ 
║  4    6    15   2     -6,78    58,56  0,74   -7,80    67,32   0,71   -9,20    79,02   0,67  ║ 
║  4    6    16   2     -6,78    64,33  0,64   -7,80    73,95   0,61   -9,20    87,25   0,58  ║ 
║  4    6    17   2     -6,91    64,95  0,67   -7,99    75,17   0,65   -9,52    89,54   0,62  ║ 
║  4    6    18   2     -6,91    19,20  0,48   -7,99    22,22   0,46   -9,52    26,46   0,44  ║ 
║  4    6    19   2     -6,90     4,39  0,19   -7,99     5,08   0,19   -9,52     6,05   0,18  ║ 
║  4    6    20   2     -6,91     7,47  0,30   -8,00     8,65   0,29   -9,53    10,31   0,27  ║ 
║  4    6    21   2     -6,91     8,30  0,31   -8,00     9,61   0,30   -9,53    11,45   0,29  ║ 
║  4    6    22   2     -6,91     2,18  0,12   -7,99     2,52   0,12   -9,52     3,01   0,11  ║ 
║  4    6    23   2     -6,91    19,20  0,49   -7,99    22,22   0,47   -9,52    26,46   0,45  ║ 
║  4    6    24   2     -6,91    70,26  0,67   -7,99    81,32   0,65   -9,52    96,85   0,62  ║ 
║  4    6    25   2     -7,00    65,88  0,68   -8,15    76,65   0,66   -9,78    91,97   0,64  ║ 
║  4    6    26   2     -7,00    19,47  0,50   -8,15    22,65   0,48   -9,78    27,18   0,46  ║ 
║  4    6    27   2     -7,00    10,52  0,35   -8,15    12,24   0,34   -9,78    14,69   0,32  ║ 
║  4    6    28   2     -7,00    13,80  0,67   -8,15    16,05   0,65   -9,78    19,26   0,62  ║ 
║  4    6    29   2     -7,00    28,68  0,62   -8,15    33,37   0,60   -9,78    40,04   0,57  ║ 
║  4    6    30   2     -7,00    28,68  0,60   -8,15    33,37   0,58   -9,78    40,04   0,56  ║ 
║  4    6    31   2     -7,00    13,80  0,66   -8,15    16,05   0,64   -9,78    19,26   0,62  ║ 
║  4    6    32   2     -7,00    12,14  0,38   -8,15    14,13   0,37   -9,78    16,95   0,36  ║ 
║  4    6    33   2     -7,00    19,47  0,50   -8,15    22,65   0,48   -9,78    27,18   0,46  ║ 
║  4    6    34   2     -7,00    71,26  0,68   -8,15    82,91   0,66   -9,78    99,48   0,64  ║ 
║  4    6    35   2     -7,13    68,67  0,70   -8,34    80,40   0,68  -10,10    97,30   0,66  ║ 
║  4    6    36   2     -7,13    55,97  0,65   -8,34    65,53   0,63  -10,10    79,29   0,61  ║ 
║  4    6    37   2     -7,13     7,59  0,34   -8,34     8,88   0,33  -10,10    10,75   0,32  ║ 
║  4    6    38   2     -7,13     5,69  0,35   -8,34     6,66   0,34  -10,10     8,06   0,33  ║ 
║  4    6    39   2     -7,13     7,59  0,42   -8,34     8,88   0,41  -10,10    10,75   0,40  ║ 
║  4    6    40   2     -7,13     6,62  0,30   -8,34     7,75   0,29  -10,10     9,37   0,29  ║ 
║  4    6    41   2     -7,13    56,52  0,66   -8,34    66,18   0,64  -10,10    80,08   0,62  ║ 
║  4    6    42   2     -7,13    71,96  0,67   -8,34    84,25   0,66  -10,10   101,95   0,63  ║ 
║  4    6    43   2     -7,33    70,67  0,85   -8,67    82,91   0,84  -10,64    82,91   0,82  ║ 
║  4    6    44   2     -7,33     4,11  0,35   -8,67     4,86   0,34  -10,64     5,97   0,34  ║ 
║  4    6    45   2     -7,33    73,49  0,88   -8,67    83,57   0,87  -10,64    83,57   0,85  ║ 
║  4    6    46   2     -7,66    97,13  0,99   -9,19    97,69   0,99  -11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4    6    47   2     -7,66     4,29  0,33   -9,19     5,15   0,33  -11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4    6    48   2     -7,66     7,11  0,42   -9,19     8,53   0,42  -11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4    6    49   2     -7,66    95,97  1,00   -9,19    95,97   1,00  -11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4    6    50   2      5,45    37,24  0,67    6,16    42,07   0,63    7,03    48,04   0,58  ║ 
║  4    6    51   2      5,62    38,43  0,69    6,43    43,95   0,66    7,49    51,14   0,61  ║ 
║  4    6    52   2      5,27     1,90  0,13    5,88     2,11   0,12    6,57     2,36   0,10  ║ 
║  4    6    53   2      5,81     2,09  0,14    6,72     2,42   0,13    7,96     2,86   0,12  ║ 
║  4    6    54   2     -6,78     4,58  0,41   -7,80     5,27   0,39   -9,20     6,21   0,37  ║ 
║  4    6    55   2     -7,33     8,85  0,38   -8,67    10,46   0,38  -10,64    12,83   0,37  ║ 
║  4    6    56   2     -7,33     3,34  0,37   -8,67     3,95   0,37  -10,63     4,84   0,36  ║ 
║  4    6    57   2      4,94     5,20  0,37    5,35     5,63   0,34    5,70     6,00   0,29  ║ 
║  4    6    58   2      4,94     0,14  0,03    5,35     0,16   0,03    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    59   2      4,94     0,14  0,02    5,35     0,16   0,02    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    60   2      4,94     0,14  0,03    5,35     0,16   0,03    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    61   2      4,94    11,32  0,38    5,35    12,24   0,34    5,70    13,05   0,29  ║ 
║  4    6    62   2      4,94    11,32  0,34    5,35    12,24   0,31    5,70    13,05   0,26  ║ 
║  4    6    63   2      4,94    11,32  0,34    5,35    12,24   0,31    5,70    13,05   0,26  ║ 
║  4    6    64   2      4,94    11,32  0,39    5,35    12,24   0,35    5,70    13,05   0,30  ║ 
║  4    6    65   2      4,94     0,14  0,03    5,35     0,16   0,02    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    66   2      4,94     0,14  0,03    5,35     0,16   0,02    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    67   2      4,94     0,14  0,02    5,35     0,16   0,02    5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4    6    68   2      4,94     6,68  0,64    5,35     7,23   0,58    5,70     7,70   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    6    69   2      4,98     5,65  0,25    5,41     6,14   0,22    5,80     6,58   0,19  ║ 
║  4    6    70   2      4,98    12,21  0,35    5,41    13,26   0,31    5,80    14,22   0,27  ║ 
║  4    6    71   2      4,98    12,21  0,34    5,41    13,26   0,31    5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4    6    72   2      4,98     6,01  0,29    5,41     6,52   0,26    5,80     6,99   0,22  ║ 
║  4    6    73   2      4,98     5,30  0,24    5,41     5,76   0,22    5,80     6,17   0,19  ║ 
║  4    6    74   2      4,98    12,21  0,34    5,41    13,26   0,31    5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4    6    75   2      4,98    12,21  0,34    5,41    13,26   0,31    5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4    6    76   2      4,98     6,37  0,26    5,41     6,91   0,24    5,80     7,41   0,20  ║ 
║  4    6    77   2      5,18     6,25  0,26    5,72     6,90   0,24    6,32     7,62   0,21  ║ 
║  4    6    78   2      5,18    12,70  0,38    5,72    14,04   0,35    6,32    15,50   0,31  ║ 
║  4    6    79   2      5,18    12,70  0,42    5,72    14,04   0,38    6,32    15,50   0,34  ║ 
║  4    6    80   2      5,18     5,88  0,21    5,72     6,49   0,20    6,32     7,17   0,17  ║ 
║  4    6    81   2      5,18     8,57  0,26    5,72     9,48   0,24    6,32    10,46   0,21  ║ 
║  4    6    82   2      5,18    16,95  0,37    5,72    18,73   0,34    6,32    20,68   0,30  ║ 
║  4    6    83   2      5,18     5,51  0,23    5,72     6,09   0,22    6,32     6,73   0,19  ║ 
║  4    6    84   2      5,27     5,62  0,39    5,88     6,26   0,36    6,57     6,99   0,32  ║ 
║  4    6    85   2      5,27    12,94  0,57    5,88    14,41   0,52    6,57    16,11   0,47  ║ 
║  4    6    86   2      5,27    43,48  0,73    5,88    48,44   0,68    6,57    54,16   0,61  ║ 
║  4    6    87   2      5,27    25,90  0,60    5,88    28,85   0,56    6,57    32,26   0,50  ║ 
║  4    6    88   2      5,27    12,94  0,41    5,88    14,41   0,38    6,57    16,11   0,34  ║ 
║  4    6    89   2      5,27    49,20  0,63    5,88    54,81   0,58    6,57    61,28   0,52  ║ 
║  4    6    90   2      5,18    19,08  0,42    5,72    21,08   0,39    6,32    23,28   0,34  ║ 
║  4    6    91   2      5,27    13,80  0,40    5,88    15,37   0,37    6,57    17,19   0,33  ║ 
║  4    6    92   2      5,27    10,39  0,38    5,88    11,57   0,35    6,57    12,94   0,31  ║ 
║  4    6    93   2      5,45    39,82  0,63    6,16    44,98   0,59    7,03    51,37   0,54  ║ 
║  4    6    94   2      5,45     3,06  0,19    6,16     3,45   0,17    7,03     3,94   0,16  ║ 
║  4    6    95   2     -4,30     2,45  0,19   -5,16     2,94   0,19   -6,47     3,68   0,19  ║ 
║  4    6    96   2     -8,99     3,85  0,34  -10,48     4,49   0,33  -12,59     5,40   0,32  ║ 
║  4    6    97   2      5,62    41,09  0,65    6,43    46,99   0,62    7,49    54,68   0,57  ║ 
║  4    6    98   2      5,62     3,15  0,19    6,43     3,61   0,18    7,49     4,20   0,17  ║ 
║  4    6    99   2      5,81     5,78  0,42    6,72     6,69   0,41    7,96     7,93   0,38  ║ 
║  4    6   100   2      5,81    14,24  0,62    6,72    16,49   0,59    7,96    19,53   0,56  ║ 
║  4    6   101   2      5,81    48,32  0,80    6,72    55,94   0,77    7,96    60,53   0,73  ║ 
║  4    6   102   2      5,81    28,51  0,68    6,72    33,01   0,65    7,96    39,09   0,62  ║ 
║  4    6   103   2      5,81    14,24  0,43    6,72    16,49   0,42    7,96    19,53   0,40  ║ 
║  4    6   104   2      5,81    53,27  0,64    6,72    61,68   0,61    7,96    73,04   0,58  ║ 
║  4    6   105   2      5,81     6,18  0,23    6,72     7,16   0,23    7,96     8,48   0,21  ║ 
║  4    6   106   2     -7,33     9,92  0,32   -8,67    11,73   0,31  -10,64    14,39   0,31  ║ 
║  4    6   107   2      5,90     6,28  0,28    6,87     7,32   0,27    8,21     8,74   0,26  ║ 
║  4    6   108   2      5,90    14,47  0,42    6,87    16,86   0,41    8,21    20,13   0,39  ║ 
║  4    6   109   2      5,90    14,47  0,49    6,87    16,86   0,48    8,21    20,13   0,45  ║ 
║  4    6   110   2      5,90     7,55  0,26    6,87     8,79   0,25    8,21    10,50   0,24  ║ 
║  4    6   111   2      5,90     9,77  0,34    6,87    11,38   0,33    8,21    13,59   0,32  ║ 
║  4    6   112   2      5,90    19,31  0,45    6,87    22,49   0,44    8,21    26,86   0,42  ║ 
║  4    6   113   2      5,90     4,71  0,22    6,87     5,49   0,21    8,21     6,55   0,20  ║ 
║  4    6   114   2      5,90    19,80  0,46    6,87    23,06   0,45    8,21    27,54   0,43  ║ 
║  4    6   115   2      6,10     6,49  0,29    7,19     7,65   0,28    8,73     9,29   0,27  ║ 
║  4    6   116   2      6,10    14,96  0,43    7,19    17,63   0,42    8,73    21,41   0,41  ║ 
║  4    6   117   2      6,10    14,96  0,42    7,19    17,63   0,41    8,73    21,41   0,40  ║ 
║  4    6   118   2      6,10     7,80  0,36    7,19     9,19   0,36    8,73    11,16   0,35  ║ 
║  4    6   119   2      6,10     6,49  0,29    7,19     7,65   0,28    8,73     9,29   0,28  ║ 
║  4    6   120   2      6,10    14,96  0,42    7,19    17,63   0,41    8,73    21,41   0,40  ║ 
║  4    6   121   2      6,10    14,96  0,41    7,19    17,63   0,41    8,73    21,41   0,39  ║ 
║  4    6   122   2      6,10     7,80  0,32    7,19     9,19   0,31    8,73    11,16   0,30  ║ 
║  4    6   123   2      6,15     5,30  0,52    7,26     6,27   0,51    8,85     7,63   0,50  ║ 
║  4    6   124   2      6,15     0,18  0,05    7,26     0,21   0,04    8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4    6   125   2      6,15     0,18  0,05    7,26     0,21   0,05    8,85     0,26   0,05  ║ 
║  4    6   126   2      6,15     0,18  0,04    7,26     0,21   0,04    8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4    6   127   2      6,15    14,58  0,46    7,26    17,23   0,46    8,85    20,99   0,45  ║ 
║  4    6   128   2      6,15    17,09  0,51    7,26    20,19   0,50    8,85    24,60   0,49  ║ 
║  4    6   129   2      6,15    11,14  0,40    7,26    13,16   0,39    8,85    16,04   0,38  ║ 
║  4    6   130   2      6,15    17,09  0,51    7,26    20,19   0,50    8,85    24,60   0,49  ║ 
║  4    6   131   2      6,15     0,18  0,04    7,26     0,21   0,04    8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4    6   132   2      6,15     0,18  0,05    7,26     0,21   0,05    8,85     0,26   0,05  ║ 
║  4    6   133   2      6,15     0,18  0,04    7,26     0,21   0,04    8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4    6   134   2      6,15     7,41  0,59    7,26     8,76   0,58    8,85    10,68   0,57  ║ 
║  4    6   135   2      5,81    14,24  0,75    6,72    16,49   0,73    7,96    18,94   0,69  ║ 
║  4    6   136   2     -6,45    76,98  0,84   -7,17    85,57   0,78   -8,37    91,72   0,73  ║ 
║  4    7     2   2     -6,45    76,98  0,84   -7,17    85,57   0,78   -8,37    91,72   0,73  ║ 
║  4    7     3   2     -6,73    68,17  0,76   -7,64    77,36   0,72   -9,09    89,59   0,68  ║ 
║  4    7     4   2     -6,73     9,81  0,46   -7,64    11,13   0,43   -9,09    13,24   0,41  ║ 
║  4    7     5   2     -6,73     4,63  0,34   -7,64     5,25   0,32   -9,09     6,25   0,30  ║ 
║  4    7     6   2     -6,73     4,55  0,33   -7,64     5,16   0,31   -9,09     6,14   0,30  ║ 
║  4    7     7   2     -6,73     6,25  0,36   -7,64     7,09   0,34   -9,09     8,44   0,32  ║ 
║  4    7     8   2     -6,73    75,17  0,81   -7,64    85,29   0,76   -9,09    93,17   0,73  ║ 
║  4    7     9   2     -6,91    68,70  0,67   -7,94    78,91   0,64   -9,55    94,96   0,62  ║ 
║  4    7    10   2     -6,91    51,55  0,72   -7,94    59,22   0,69   -9,55    71,25   0,66  ║ 
║  4    7    11   2     -6,91     7,36  0,31   -7,94     8,45   0,30   -9,55    10,17   0,29  ║ 
║  4    7    12   2     -6,91    10,38  0,36   -7,94    11,92   0,35   -9,55    14,35   0,33  ║ 
║  4    7    13   2     -6,91    12,52  0,40   -7,94    14,38   0,39   -9,55    17,30   0,37  ║ 
║  4    7    14   2     -6,91     7,36  0,30   -7,94     8,45   0,28   -9,55    10,17   0,27  ║ 
║  4    7    15   2     -6,91    59,64  0,75   -7,94    68,50   0,72   -9,55    79,02   0,70  ║ 
║  4    7    16   2     -6,91    65,51  0,65   -7,94    75,25   0,62   -9,55    90,55   0,60  ║ 
║  4    7    17   2     -7,01    65,96  0,68   -8,11    76,28   0,66   -9,82    92,35   0,64  ║ 
║  4    7    18   2     -7,01    19,50  0,49   -8,11    22,55   0,47   -9,82    27,30   0,46  ║ 
║  4    7    19   2     -7,01     4,46  0,20   -8,11     5,15   0,19   -9,82     6,24   0,18  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7    20   2     -7,02     7,59  0,30   -8,11     8,78   0,29   -9,82    10,63   0,28  ║ 
║  4    7    21   2     -7,02     8,43  0,32   -8,11     9,75   0,31   -9,82    11,81   0,30  ║ 
║  4    7    22   2     -7,01     2,22  0,12   -8,11     2,56   0,12   -9,82     3,10   0,12  ║ 
║  4    7    23   2     -7,01    19,50  0,50   -8,11    22,55   0,48   -9,82    27,30   0,46  ║ 
║  4    7    24   2     -7,01    71,35  0,68   -8,11    82,52   0,66   -9,82    99,90   0,63  ║ 
║  4    7    25   2     -7,10    66,76  0,69   -8,25    77,62   0,67  -10,04    94,41   0,65  ║ 
║  4    7    26   2     -7,10    19,73  0,50   -8,25    22,94   0,49  -10,04    27,90   0,48  ║ 
║  4    7    27   2     -7,10    10,66  0,35   -8,25    12,40   0,34  -10,04    15,08   0,33  ║ 
║  4    7    28   2     -7,10    13,98  0,67   -8,25    16,25   0,65  -10,04    19,77   0,64  ║ 
║  4    7    29   2     -7,10    29,06  0,62   -8,25    33,79   0,60  -10,04    41,10   0,59  ║ 
║  4    7    30   2     -7,10    29,06  0,61   -8,25    33,79   0,59  -10,04    41,10   0,57  ║ 
║  4    7    31   2     -7,10    13,98  0,67   -8,25    16,25   0,65  -10,04    19,77   0,63  ║ 
║  4    7    32   2     -7,10    12,30  0,39   -8,25    14,30   0,37  -10,04    17,40   0,36  ║ 
║  4    7    33   2     -7,10    19,73  0,50   -8,25    22,94   0,49  -10,04    27,90   0,47  ║ 
║  4    7    34   2     -7,10    72,21  0,69   -8,25    83,96   0,67  -10,04   102,13   0,65  ║ 
║  4    7    35   2     -7,20    69,41  0,70   -8,43    81,21   0,69  -10,31    98,62   0,67  ║ 
║  4    7    36   2     -7,20    56,56  0,65   -8,43    66,18   0,64  -10,31    80,96   0,62  ║ 
║  4    7    37   2     -7,20     7,67  0,34   -8,43     8,97   0,33  -10,31    10,97   0,32  ║ 
║  4    7    38   2     -7,20     5,75  0,35   -8,43     6,73   0,34  -10,31     8,23   0,33  ║ 
║  4    7    39   2     -7,20     7,67  0,42   -8,43     8,97   0,41  -10,31    10,97   0,40  ║ 
║  4    7    40   2     -7,20     6,69  0,31   -8,43     7,82   0,30  -10,31     9,57   0,29  ║ 
║  4    7    41   2     -7,20    57,13  0,67   -8,43    66,84   0,65  -10,31    81,76   0,63  ║ 
║  4    7    42   2     -7,20    72,72  0,68   -8,43    85,09   0,66  -10,31   104,09   0,65  ║ 
║  4    7    43   2     -7,38    71,12  0,86   -8,73    82,91   0,85  -10,77    82,91   0,83  ║ 
║  4    7    44   2     -7,38     4,14  0,35   -8,73     4,89   0,34  -10,77     6,04   0,34  ║ 
║  4    7    45   2     -7,38    73,96  0,88   -8,73    83,57   0,87  -10,77    83,57   0,86  ║ 
║  4    7    46   2     -7,66    97,13  0,99   -9,19    97,69   0,99  -11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4    7    47   2     -7,66     4,29  0,33   -9,19     5,15   0,33  -11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4    7    48   2     -7,66     7,11  0,42   -9,19     8,53   0,42  -11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4    7    49   2     -7,66    95,97  1,00   -9,19    95,97   1,00  -11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4    7    50   2     -0,07     0,50  0,01   -0,12     0,84   0,01   -0,19     1,30   0,02  ║ 
║  4    7    51   2      0,08     0,52  0,01    0,13     0,86   0,01    0,19     1,33   0,02  ║ 
║  4    7    52   2     -0,22     0,08  0,01   -0,38     0,14   0,01   -0,58     0,21   0,01  ║ 
║  4    7    53   2      0,23     0,08  0,01    0,39     0,14   0,01    0,60     0,22   0,01  ║ 
║  4    7    54   2     -6,91     4,67  0,42   -7,94     5,36   0,40   -9,55     6,45   0,39  ║ 
║  4    7    55   2     -7,38     8,90  0,39   -8,73    10,52   0,38  -10,77    12,99   0,38  ║ 
║  4    7    56   2     -7,38     3,36  0,37   -8,72     3,97   0,37  -10,76     4,90   0,36  ║ 
║  4    7    57   2     -0,51     0,54  0,04   -0,85     0,90   0,05   -1,32     1,39   0,07  ║ 
║  4    7    58   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,01  ║ 
║  4    7    59   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    60   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,01  ║ 
║  4    7    61   2     -0,51     1,17  0,04   -0,85     1,96   0,05   -1,32     3,03   0,07  ║ 
║  4    7    62   2     -0,51     1,17  0,04   -0,85     1,96   0,05   -1,32     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    63   2     -0,51     1,17  0,04   -0,85     1,96   0,05   -1,32     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    64   2     -0,51     1,17  0,04   -0,85     1,96   0,06   -1,32     3,03   0,07  ║ 
║  4    7    65   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    66   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    67   2     -0,51     0,01  0,00   -0,85     0,02   0,00   -1,32     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    68   2     -0,51     0,69  0,07   -0,85     1,16   0,09   -1,32     1,79   0,11  ║ 
║  4    7    69   2     -0,48     0,54  0,02   -0,80     0,91   0,03   -1,24     1,40   0,04  ║ 
║  4    7    70   2     -0,48     1,17  0,03   -0,80     1,96   0,05   -1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    71   2     -0,48     1,17  0,03   -0,80     1,96   0,05   -1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    72   2     -0,48     0,58  0,03   -0,80     0,96   0,04   -1,24     1,49   0,05  ║ 
║  4    7    73   2     -0,48     0,51  0,02   -0,80     0,85   0,03   -1,24     1,32   0,04  ║ 
║  4    7    74   2     -0,48     1,17  0,03   -0,80     1,96   0,05   -1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    75   2     -0,48     1,17  0,03   -0,80     1,96   0,05   -1,24     3,03   0,06  ║ 
║  4    7    76   2     -0,48     0,61  0,02   -0,80     1,02   0,03   -1,24     1,58   0,04  ║ 
║  4    7    77   2     -0,31     0,37  0,02   -0,51     0,62   0,02   -0,80     0,96   0,03  ║ 
║  4    7    78   2     -0,31     0,75  0,02   -0,51     1,26   0,03   -0,80     1,95   0,04  ║ 
║  4    7    79   2     -0,31     0,75  0,02   -0,51     1,26   0,03   -0,80     1,95   0,04  ║ 
║  4    7    80   2     -0,31     0,35  0,01   -0,51     0,58   0,02   -0,80     0,90   0,02  ║ 
║  4    7    81   2     -0,31     0,51  0,02   -0,51     0,85   0,02   -0,80     1,32   0,03  ║ 
║  4    7    82   2     -0,31     1,00  0,02   -0,51     1,68   0,03   -0,80     2,60   0,04  ║ 
║  4    7    83   2     -0,31     0,33  0,01   -0,51     0,55   0,02   -0,80     0,85   0,02  ║ 
║  4    7    84   2     -0,22     0,24  0,02   -0,38     0,40   0,02   -0,58     0,62   0,03  ║ 
║  4    7    85   2     -0,22     0,55  0,02   -0,38     0,92   0,03   -0,58     1,43   0,04  ║ 
║  4    7    86   2     -0,22     1,85  0,03   -0,38     3,10   0,04   -0,58     4,80   0,05  ║ 
║  4    7    87   2     -0,22     1,10  0,03   -0,38     1,85   0,04   -0,58     2,86   0,04  ║ 
║  4    7    88   2     -0,22     0,55  0,02   -0,38     0,92   0,02   -0,58     1,43   0,03  ║ 
║  4    7    89   2     -0,22     2,09  0,03   -0,38     3,51   0,04   -0,58     5,43   0,05  ║ 
║  4    7    90   2     -0,31     1,13  0,02   -0,51     1,89   0,03   -0,80     2,93   0,04  ║ 
║  4    7    91   2     -0,22     0,59  0,02   -0,38     0,98   0,02   -0,58     1,52   0,03  ║ 
║  4    7    92   2     -0,22     0,44  0,02   -0,38     0,74   0,02   -0,58     1,15   0,03  ║ 
║  4    7    93   2     -0,07     0,53  0,01   -0,12     0,89   0,01   -0,19     1,39   0,01  ║ 
║  4    7    94   2     -0,07     0,04  0,00   -0,12     0,07   0,00   -0,19     0,11   0,00  ║ 
║  4    7    95   2     -6,65     3,79  0,29   -7,82     4,46   0,28   -9,62     5,48   0,28  ║ 
║  4    7    96   2     -6,46     2,77  0,25   -7,61     3,26   0,24   -9,35     4,01   0,24  ║ 
║  4    7    97   2      0,08     0,55  0,01    0,13     0,92   0,01    0,19     1,42   0,01  ║ 
║  4    7    98   2      0,08     0,04  0,00    0,13     0,07   0,00    0,19     0,11   0,00  ║ 
║  4    7    99   2      0,23     0,23  0,02    0,39     0,39   0,02    0,60     0,60   0,03  ║ 
║  4    7   100   2      0,23     0,57  0,02    0,39     0,95   0,03    0,60     1,47   0,04  ║ 
║  4    7   101   2      0,23     1,93  0,03    0,39     3,22   0,04    0,60     4,98   0,05  ║ 
║  4    7   102   2      0,23     1,14  0,03    0,39     1,90   0,04    0,60     2,94   0,05  ║ 
║  4    7   103   2      0,23     0,57  0,02    0,39     0,95   0,02    0,60     1,47   0,03  ║ 
║  4    7   104   2      0,23     2,13  0,03    0,39     3,55   0,04    0,60     5,49   0,04  ║ 
║  4    7   105   2      0,23     0,25  0,01    0,39     0,41   0,01    0,60     0,64   0,02  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7   106   2     -7,38     9,98  0,32   -8,73    11,80   0,32  -10,77    14,56   0,31  ║ 
║  4    7   107   2      0,31     0,33  0,01    0,52     0,56   0,02    0,81     0,86   0,03  ║ 
║  4    7   108   2      0,31     0,77  0,02    0,52     1,28   0,03    0,81     1,98   0,04  ║ 
║  4    7   109   2      0,31     0,77  0,03    0,52     1,28   0,04    0,81     1,98   0,04  ║ 
║  4    7   110   2      0,31     0,40  0,01    0,52     0,67   0,02    0,81     1,03   0,02  ║ 
║  4    7   111   2      0,31     0,52  0,02    0,52     0,86   0,03    0,81     1,33   0,03  ║ 
║  4    7   112   2      0,31     1,02  0,02    0,52     1,71   0,03    0,81     2,64   0,04  ║ 
║  4    7   113   2      0,31     0,25  0,01    0,52     0,42   0,02    0,81     0,64   0,02  ║ 
║  4    7   114   2      0,31     1,05  0,02    0,52     1,75   0,03    0,81     2,70   0,04  ║ 
║  4    7   115   2      0,48     0,51  0,02    0,81     0,86   0,03    1,25     1,33   0,04  ║ 
║  4    7   116   2      0,48     1,18  0,03    0,81     1,98   0,05    1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    7   117   2      0,48     1,18  0,03    0,81     1,98   0,05    1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    7   118   2      0,48     0,62  0,03    0,81     1,03   0,04    1,25     1,59   0,05  ║ 
║  4    7   119   2      0,48     0,51  0,02    0,81     0,86   0,03    1,25     1,33   0,04  ║ 
║  4    7   120   2      0,48     1,18  0,03    0,81     1,98   0,05    1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    7   121   2      0,48     1,18  0,03    0,81     1,98   0,05    1,25     3,06   0,06  ║ 
║  4    7   122   2      0,48     0,62  0,03    0,81     1,03   0,04    1,25     1,59   0,04  ║ 
║  4    7   123   2      0,52     0,45  0,04    0,87     0,75   0,06    1,35     1,17   0,08  ║ 
║  4    7   124   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,01    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   125   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,01    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   126   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,00    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   127   2      0,52     1,24  0,04    0,87     2,07   0,06    1,35     3,21   0,07  ║ 
║  4    7   128   2      0,52     1,45  0,04    0,87     2,43   0,06    1,35     3,76   0,07  ║ 
║  4    7   129   2      0,52     0,95  0,03    0,87     1,58   0,05    1,35     2,45   0,06  ║ 
║  4    7   130   2      0,52     1,45  0,04    0,87     2,43   0,06    1,35     3,76   0,07  ║ 
║  4    7   131   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,00    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   132   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,01    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   133   2      0,52     0,02  0,00    0,87     0,03   0,01    1,35     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   134   2      0,52     0,63  0,05    0,87     1,06   0,07    1,35     1,63   0,09  ║ 
║  4    7   135   2      0,23     0,57  0,03    0,39     0,95   0,04    0,60     1,47   0,05  ║ 
║  4    7   136   2     -6,56    78,29  0,85   -7,29    87,00   0,79   -8,55    91,72   0,74  ║ 
║  4    8     2   2     -6,56    78,29  0,85   -7,29    87,00   0,79   -8,55    91,72   0,74  ║ 
║  4    8     3   2     -6,82    69,02  0,77   -7,73    78,29   0,73   -9,22    89,59   0,70  ║ 
║  4    8     4   2     -6,82     9,93  0,46   -7,73    11,26   0,44   -9,22    13,44   0,42  ║ 
║  4    8     5   2     -6,82     4,68  0,34   -7,73     5,31   0,32   -9,22     6,34   0,31  ║ 
║  4    8     6   2     -6,82     4,60  0,34   -7,73     5,22   0,32   -9,22     6,23   0,30  ║ 
║  4    8     7   2     -6,82     6,33  0,36   -7,73     7,18   0,34   -9,22     8,56   0,32  ║ 
║  4    8     8   2     -6,82    76,11  0,82   -7,73    86,33   0,77   -9,22    93,17   0,74  ║ 
║  4    8     9   2     -6,98    69,38  0,68   -8,01    79,66   0,65   -9,66    96,05   0,63  ║ 
║  4    8    10   2     -6,98    52,06  0,72   -8,01    59,77   0,69   -9,66    72,03   0,67  ║ 
║  4    8    11   2     -6,98     7,43  0,31   -8,01     8,53   0,30   -9,66    10,28   0,29  ║ 
║  4    8    12   2     -6,98    10,48  0,37   -8,01    12,04   0,35   -9,66    14,51   0,34  ║ 
║  4    8    13   2     -6,98    12,64  0,41   -8,01    14,51   0,39   -9,66    17,50   0,38  ║ 
║  4    8    14   2     -6,98     7,43  0,30   -8,01     8,53   0,29   -9,66    10,28   0,28  ║ 
║  4    8    15   2     -6,98    60,23  0,76   -8,01    69,15   0,73   -9,66    79,02   0,70  ║ 
║  4    8    16   2     -6,98    66,16  0,66   -8,01    75,96   0,63   -9,66    91,59   0,61  ║ 
║  4    8    17   2     -7,07    66,51  0,69   -8,18    76,89   0,66   -9,91    93,24   0,64  ║ 
║  4    8    18   2     -7,07    19,66  0,49   -8,18    22,72   0,47   -9,91    27,56   0,46  ║ 
║  4    8    19   2     -7,07     4,49  0,20   -8,17     5,19   0,19   -9,91     6,30   0,18  ║ 
║  4    8    20   2     -7,07     7,65  0,30   -8,18     8,85   0,29   -9,92    10,73   0,28  ║ 
║  4    8    21   2     -7,07     8,50  0,32   -8,18     9,83   0,31   -9,92    11,92   0,30  ║ 
║  4    8    22   2     -7,07     2,23  0,12   -8,18     2,58   0,12   -9,91     3,13   0,12  ║ 
║  4    8    23   2     -7,07    19,66  0,50   -8,18    22,72   0,48   -9,91    27,56   0,47  ║ 
║  4    8    24   2     -7,07    71,95  0,69   -8,18    83,17   0,66   -9,91   100,86   0,64  ║ 
║  4    8    25   2     -7,15    67,24  0,70   -8,31    78,14   0,68  -10,12    95,19   0,66  ║ 
║  4    8    26   2     -7,15    19,87  0,51   -8,31    23,09   0,49  -10,12    28,13   0,48  ║ 
║  4    8    27   2     -7,15    10,74  0,36   -8,31    12,48   0,34  -10,12    15,21   0,34  ║ 
║  4    8    28   2     -7,15    14,08  0,68   -8,31    16,36   0,66  -10,12    19,93   0,64  ║ 
║  4    8    29   2     -7,15    29,27  0,63   -8,31    34,02   0,61  -10,12    41,44   0,59  ║ 
║  4    8    30   2     -7,15    29,27  0,61   -8,31    34,02   0,59  -10,12    41,44   0,58  ║ 
║  4    8    31   2     -7,15    14,08  0,68   -8,31    16,36   0,66  -10,12    19,93   0,64  ║ 
║  4    8    32   2     -7,15    12,39  0,39   -8,31    14,40   0,38  -10,12    17,54   0,37  ║ 
║  4    8    33   2     -7,15    19,87  0,51   -8,31    23,09   0,49  -10,12    28,13   0,48  ║ 
║  4    8    34   2     -7,15    72,73  0,70   -8,31    84,53   0,67  -10,12   102,97   0,66  ║ 
║  4    8    35   2     -7,24    69,80  0,71   -8,47    81,65   0,69  -10,38    98,62   0,68  ║ 
║  4    8    36   2     -7,24    56,89  0,66   -8,47    66,54   0,64  -10,38    81,48   0,63  ║ 
║  4    8    37   2     -7,24     7,71  0,34   -8,47     9,02   0,33  -10,38    11,05   0,33  ║ 
║  4    8    38   2     -7,24     5,78  0,35   -8,47     6,76   0,34  -10,38     8,28   0,34  ║ 
║  4    8    39   2     -7,24     7,71  0,43   -8,47     9,02   0,42  -10,38    11,05   0,41  ║ 
║  4    8    40   2     -7,24     6,72  0,31   -8,47     7,87   0,30  -10,38     9,63   0,29  ║ 
║  4    8    41   2     -7,24    57,45  0,67   -8,47    67,20   0,65  -10,38    82,29   0,64  ║ 
║  4    8    42   2     -7,24    73,14  0,68   -8,47    85,55   0,67  -10,38   104,76   0,65  ║ 
║  4    8    43   2     -7,41    71,36  0,86   -8,75    82,91   0,85  -10,81    82,91   0,84  ║ 
║  4    8    44   2     -7,41     4,15  0,35   -8,75     4,91   0,35  -10,81     6,06   0,34  ║ 
║  4    8    45   2     -7,41    74,21  0,89   -8,75    83,57   0,87  -10,81    83,57   0,86  ║ 
║  4    8    46   2     -7,66    97,13  0,99   -9,19    97,69   0,99  -11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4    8    47   2     -7,66     4,29  0,33   -9,19     5,15   0,33  -11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4    8    48   2     -7,66     7,11  0,42   -9,19     8,53   0,42  -11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4    8    49   2     -7,66    95,97  1,00   -9,19    95,97   1,00  -11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4    8    50   2     -5,73    39,12  0,70   -6,54    44,67   0,67   -7,62    52,06   0,62  ║ 
║  4    8    51   2     -5,59    38,20  0,68   -6,31    43,08   0,64   -7,26    49,58   0,59  ║ 
║  4    8    52   2     -5,86     2,11  0,14   -6,78     2,44   0,13   -7,99     2,87   0,13  ║ 
║  4    8    53   2     -5,45     1,96  0,13   -6,06     2,18   0,12   -6,88     2,47   0,11  ║ 
║  4    8    54   2     -6,98     4,71  0,42   -8,01     5,41   0,41   -9,66     6,52   0,39  ║ 
║  4    8    55   2     -7,41     8,93  0,39   -8,75    10,56   0,38  -10,81    13,04   0,38  ║ 
║  4    8    56   2     -7,40     3,37  0,37   -8,75     3,98   0,37  -10,81     4,92   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    8    57   2     -6,12     6,44  0,46   -7,23     7,60   0,46   -8,69     9,14   0,44  ║ 
║  4    8    58   2     -6,12     0,18  0,04   -7,23     0,21   0,04   -8,69     0,25   0,04  ║ 
║  4    8    59   2     -6,12     0,18  0,03   -7,23     0,21   0,03   -8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    8    60   2     -6,12     0,18  0,04   -7,23     0,21   0,04   -8,69     0,25   0,04  ║ 
║  4    8    61   2     -6,12    14,03  0,47   -7,23    16,56   0,46   -8,69    19,90   0,45  ║ 
║  4    8    62   2     -6,12    14,03  0,42   -7,23    16,56   0,41   -8,69    19,90   0,40  ║ 
║  4    8    63   2     -6,12    14,03  0,42   -7,23    16,56   0,42   -8,69    19,90   0,40  ║ 
║  4    8    64   2     -6,12    14,03  0,48   -7,23    16,56   0,47   -8,69    19,90   0,45  ║ 
║  4    8    65   2     -6,12     0,18  0,03   -7,23     0,21   0,03   -8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    8    66   2     -6,12     0,18  0,03   -7,23     0,21   0,03   -8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    8    67   2     -6,12     0,18  0,03   -7,23     0,21   0,03   -8,69     0,25   0,03  ║ 
║  4    8    68   2     -6,12     8,28  0,80   -7,23     9,77   0,78   -8,69    10,38   0,75  ║ 
║  4    8    69   2     -6,09     6,92  0,30   -7,18     8,14   0,30   -8,61     9,77   0,28  ║ 
║  4    8    70   2     -6,09    14,95  0,43   -7,18    17,60   0,42   -8,61    21,11   0,40  ║ 
║  4    8    71   2     -6,09    14,95  0,42   -7,18    17,60   0,41   -8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    8    72   2     -6,09     7,35  0,35   -7,18     8,66   0,34   -8,61    10,38   0,33  ║ 
║  4    8    73   2     -6,09     6,49  0,29   -7,18     7,64   0,29   -8,61     9,16   0,28  ║ 
║  4    8    74   2     -6,09    14,95  0,42   -7,18    17,60   0,41   -8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    8    75   2     -6,09    14,95  0,41   -7,18    17,60   0,41   -8,61    21,11   0,39  ║ 
║  4    8    76   2     -6,09     7,79  0,32   -7,18     9,18   0,31   -8,61    11,01   0,30  ║ 
║  4    8    77   2     -5,94     7,16  0,30   -6,91     8,33   0,29   -8,19     9,88   0,28  ║ 
║  4    8    78   2     -5,94    14,57  0,44   -6,91    16,94   0,42   -8,19    20,09   0,40  ║ 
║  4    8    79   2     -5,94    14,57  0,48   -6,91    16,94   0,46   -8,19    20,09   0,44  ║ 
║  4    8    80   2     -5,94     6,74  0,25   -6,91     7,84   0,24   -8,19     9,30   0,23  ║ 
║  4    8    81   2     -5,94     9,83  0,30   -6,91    11,44   0,29   -8,19    13,56   0,28  ║ 
║  4    8    82   2     -5,94    19,44  0,43   -6,91    22,61   0,41   -8,19    26,81   0,39  ║ 
║  4    8    83   2     -5,94     6,32  0,27   -6,91     7,35   0,26   -8,19     8,72   0,25  ║ 
║  4    8    84   2     -5,86     6,24  0,43   -6,78     7,22   0,42   -7,99     8,51   0,39  ║ 
║  4    8    85   2     -5,86    14,38  0,63   -6,78    16,63   0,61   -7,99    19,60   0,57  ║ 
║  4    8    86   2     -5,86    48,34  0,81   -6,78    55,87   0,78   -7,99    59,66   0,74  ║ 
║  4    8    87   2     -5,86    28,79  0,67   -6,78    33,28   0,65   -7,99    39,23   0,61  ║ 
║  4    8    88   2     -5,86    14,38  0,46   -6,78    16,63   0,44   -7,99    19,60   0,42  ║ 
║  4    8    89   2     -5,86    54,70  0,70   -6,78    63,23   0,67   -7,99    74,54   0,63  ║ 
║  4    8    90   2     -5,94    21,88  0,48   -6,91    25,45   0,47   -8,19    30,18   0,45  ║ 
║  4    8    91   2     -5,86    15,34  0,45   -6,78    17,73   0,43   -7,99    20,90   0,41  ║ 
║  4    8    92   2     -5,86    11,55  0,42   -6,78    13,35   0,40   -7,99    15,74   0,38  ║ 
║  4    8    93   2     -5,73    41,83  0,66   -6,54    47,77   0,63   -7,62    55,66   0,59  ║ 
║  4    8    94   2     -5,73     3,21  0,20   -6,54     3,67   0,19   -7,62     4,27   0,17  ║ 
║  4    8    95   2     -9,02     5,14  0,39  -10,51     5,99   0,38  -12,75     7,26   0,37  ║ 
║  4    8    96   2     -3,86     1,65  0,15   -4,65     1,99   0,15   -5,93     2,54   0,15  ║ 
║  4    8    97   2     -5,59    40,84  0,64   -6,31    46,06   0,60   -7,26    53,02   0,56  ║ 
║  4    8    98   2     -5,59     3,14  0,19   -6,31     3,54   0,18   -7,26     4,07   0,17  ║ 
║  4    8    99   2     -5,45     5,43  0,39   -6,06     6,03   0,37   -6,88     6,85   0,33  ║ 
║  4    8   100   2     -5,45    13,37  0,58   -6,06    14,86   0,54   -6,88    16,87   0,49  ║ 
║  4    8   101   2     -5,45    45,35  0,75   -6,06    50,43   0,69   -6,88    57,23   0,63  ║ 
║  4    8   102   2     -5,45    26,76  0,64   -6,06    29,75   0,59   -6,88    33,77   0,54  ║ 
║  4    8   103   2     -5,45    13,37  0,41   -6,06    14,86   0,38   -6,88    16,87   0,34  ║ 
║  4    8   104   2     -5,45    49,99  0,60   -6,06    55,59   0,55   -6,88    63,09   0,50  ║ 
║  4    8   105   2     -5,45     5,80  0,22   -6,06     6,45   0,20   -6,88     7,32   0,19  ║ 
║  4    8   106   2     -7,41    10,02  0,32   -8,75    11,84   0,32  -10,81    14,62   0,31  ║ 
║  4    8   107   2     -5,38     5,72  0,25   -5,93     6,32   0,23   -6,68     7,11   0,21  ║ 
║  4    8   108   2     -5,38    13,19  0,39   -5,93    14,55   0,36   -6,68    16,39   0,32  ║ 
║  4    8   109   2     -5,38    13,19  0,45   -5,93    14,55   0,41   -6,68    16,39   0,37  ║ 
║  4    8   110   2     -5,38     6,88  0,24   -5,93     7,59   0,22   -6,68     8,54   0,20  ║ 
║  4    8   111   2     -5,38     8,90  0,31   -5,93     9,82   0,29   -6,68    11,06   0,26  ║ 
║  4    8   112   2     -5,38    17,60  0,41   -5,93    19,42   0,38   -6,68    21,87   0,34  ║ 
║  4    8   113   2     -5,38     4,29  0,20   -5,93     4,74   0,18   -6,68     5,33   0,16  ║ 
║  4    8   114   2     -5,38    18,04  0,42   -5,93    19,91   0,38   -6,68    22,42   0,35  ║ 
║  4    8   115   2     -5,22     5,56  0,24   -5,67     6,03   0,22   -6,27     6,67   0,20  ║ 
║  4    8   116   2     -5,22    12,81  0,37   -5,67    13,90   0,33   -6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    8   117   2     -5,22    12,81  0,36   -5,67    13,90   0,32   -6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    8   118   2     -5,22     6,68  0,31   -5,67     7,25   0,28   -6,27     8,01   0,25  ║ 
║  4    8   119   2     -5,22     5,56  0,25   -5,67     6,03   0,22   -6,27     6,67   0,20  ║ 
║  4    8   120   2     -5,22    12,81  0,36   -5,67    13,90   0,32   -6,27    15,37   0,29  ║ 
║  4    8   121   2     -5,22    12,81  0,35   -5,67    13,90   0,32   -6,27    15,37   0,28  ║ 
║  4    8   122   2     -5,22     6,68  0,27   -5,67     7,25   0,25   -6,27     8,01   0,22  ║ 
║  4    8   123   2     -5,18     4,47  0,44   -5,60     4,83   0,40   -6,17     5,32   0,35  ║ 
║  4    8   124   2     -5,18     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,03   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   125   2     -5,18     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,04   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   126   2     -5,18     0,15  0,03   -5,60     0,16   0,03   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   127   2     -5,18    12,30  0,39   -5,60    13,28   0,35   -6,17    14,62   0,31  ║ 
║  4    8   128   2     -5,18    14,41  0,43   -5,60    15,57   0,39   -6,17    17,14   0,34  ║ 
║  4    8   129   2     -5,18     9,39  0,34   -5,60    10,15   0,30   -6,17    11,17   0,27  ║ 
║  4    8   130   2     -5,18    14,41  0,43   -5,60    15,57   0,39   -6,17    17,14   0,34  ║ 
║  4    8   131   2     -5,18     0,15  0,03   -5,60     0,16   0,03   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   132   2     -5,18     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,04   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   133   2     -5,18     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,03   -6,17     0,18   0,03  ║ 
║  4    8   134   2     -5,18     6,25  0,50   -5,60     6,76   0,45   -6,17     7,44   0,39  ║ 
║  4    8   135   2     -5,45    13,37  0,71   -6,06    14,86   0,65   -6,88    16,87   0,59  ║ 
║  4    8   136   2     -2,90    34,56  0,38   -3,38    40,34   0,37   -3,86    46,04   0,33  ║ 
║  4    9     2   2     -2,90    34,56  0,38   -3,38    40,34   0,37   -3,86    46,04   0,33  ║ 
║  4    9     3   2     -2,95    29,89  0,33   -3,45    34,95   0,33   -3,95    39,97   0,30  ║ 
║  4    9     4   2     -2,95     4,30  0,20   -3,45     5,03   0,19   -3,95     5,75   0,18  ║ 
║  4    9     5   2     -2,95     2,03  0,15   -3,45     2,37   0,14   -3,95     2,71   0,13  ║ 
║  4    9     6   2     -2,95     1,99  0,15   -3,45     2,33   0,14   -3,95     2,67   0,13  ║ 
║  4    9     7   2     -2,95     2,74  0,16   -3,45     3,20   0,15   -3,95     3,66   0,14  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    9     8   2     -2,95    32,95  0,35   -3,45    38,54   0,34   -3,95    44,07   0,32  ║ 
║  4    9     9   2     -2,98    29,68  0,29   -3,50    34,76   0,28   -4,00    39,80   0,26  ║ 
║  4    9    10   2     -2,98    22,27  0,31   -3,50    26,08   0,30   -4,00    29,86   0,28  ║ 
║  4    9    11   2     -2,98     3,18  0,13   -3,50     3,72   0,13   -4,00     4,26   0,12  ║ 
║  4    9    12   2     -2,98     4,48  0,16   -3,50     5,25   0,15   -4,00     6,01   0,14  ║ 
║  4    9    13   2     -2,98     5,41  0,17   -3,50     6,33   0,17   -4,00     7,25   0,16  ║ 
║  4    9    14   2     -2,98     3,18  0,13   -3,50     3,72   0,13   -4,00     4,26   0,11  ║ 
║  4    9    15   2     -2,98    25,77  0,33   -3,50    30,17   0,32   -4,00    34,55   0,29  ║ 
║  4    9    16   2     -2,98    28,30  0,28   -3,50    33,14   0,27   -4,00    37,95   0,25  ║ 
║  4    9    17   2     -3,00    28,26  0,29   -3,52    33,12   0,29   -4,03    37,95   0,26  ║ 
║  4    9    18   2     -3,00     8,35  0,21   -3,52     9,79   0,20   -4,03    11,22   0,19  ║ 
║  4    9    19   2     -3,00     1,91  0,08   -3,52     2,24   0,08   -4,03     2,56   0,08  ║ 
║  4    9    20   2     -3,01     3,25  0,13   -3,52     3,81   0,13   -4,04     4,37   0,12  ║ 
║  4    9    21   2     -3,01     3,61  0,14   -3,52     4,23   0,13   -4,04     4,85   0,12  ║ 
║  4    9    22   2     -3,00     0,95  0,05   -3,52     1,11   0,05   -4,03     1,27   0,05  ║ 
║  4    9    23   2     -3,00     8,35  0,21   -3,52     9,79   0,21   -4,03    11,22   0,19  ║ 
║  4    9    24   2     -3,00    30,57  0,29   -3,52    35,82   0,28   -4,03    41,05   0,26  ║ 
║  4    9    25   2     -3,02    28,41  0,29   -3,54    33,32   0,29   -4,06    38,20   0,26  ║ 
║  4    9    26   2     -3,02     8,40  0,21   -3,54     9,85   0,21   -4,06    11,29   0,19  ║ 
║  4    9    27   2     -3,02     4,54  0,15   -3,54     5,32   0,15   -4,06     6,10   0,13  ║ 
║  4    9    28   2     -3,02     5,95  0,29   -3,54     6,98   0,28   -4,06     8,00   0,26  ║ 
║  4    9    29   2     -3,02    12,37  0,27   -3,54    14,50   0,26   -4,06    16,63   0,24  ║ 
║  4    9    30   2     -3,02    12,37  0,26   -3,54    14,50   0,25   -4,06    16,63   0,23  ║ 
║  4    9    31   2     -3,02     5,95  0,29   -3,54     6,98   0,28   -4,06     8,00   0,26  ║ 
║  4    9    32   2     -3,02     5,24  0,16   -3,54     6,14   0,16   -4,06     7,04   0,15  ║ 
║  4    9    33   2     -3,02     8,40  0,21   -3,54     9,85   0,21   -4,06    11,29   0,19  ║ 
║  4    9    34   2     -3,02    30,74  0,29   -3,54    36,04   0,29   -4,06    41,32   0,26  ║ 
║  4    9    35   2     -3,04    29,30  0,30   -3,57    34,38   0,29   -4,09    39,45   0,27  ║ 
║  4    9    36   2     -3,04    23,88  0,28   -3,57    28,02   0,27   -4,09    32,15   0,25  ║ 
║  4    9    37   2     -3,04     3,24  0,14   -3,57     3,80   0,14   -4,09     4,36   0,13  ║ 
║  4    9    38   2     -3,04     2,43  0,15   -3,57     2,85   0,14   -4,09     3,27   0,13  ║ 
║  4    9    39   2     -3,04     3,24  0,18   -3,57     3,80   0,18   -4,09     4,36   0,16  ║ 
║  4    9    40   2     -3,04     2,82  0,13   -3,57     3,31   0,13   -4,09     3,80   0,12  ║ 
║  4    9    41   2     -3,04    24,12  0,28   -3,57    28,30   0,27   -4,09    32,47   0,25  ║ 
║  4    9    42   2     -3,04    30,71  0,29   -3,57    36,03   0,28   -4,09    41,34   0,26  ║ 
║  4    9    43   2     -3,08    29,63  0,36   -3,61    34,81   0,35   -4,15    39,99   0,32  ║ 
║  4    9    44   2     -3,08     1,72  0,15   -3,61     2,03   0,14   -4,15     2,33   0,13  ║ 
║  4    9    45   2     -3,08    30,81  0,37   -3,61    36,20   0,36   -4,15    41,58   0,33  ║ 
║  4    9    46   2     -3,13    39,68  0,41   -3,68    46,69   0,40   -4,24    53,74   0,37  ║ 
║  4    9    47   2     -3,13     1,75  0,13   -3,68     2,06   0,13   -4,24     2,38   0,12  ║ 
║  4    9    48   2     -3,13     2,90  0,17   -3,68     3,42   0,17   -4,24     3,93   0,16  ║ 
║  4    9    49   2     -3,13    39,21  0,41   -3,68    46,14   0,40   -4,24    53,10   0,37  ║ 
║  4    9    50   2     -7,21    49,24  0,89   -8,65    55,54   0,89  -10,81    55,54   0,89  ║ 
║  4    9    51   2     -7,18    49,05  0,88   -8,61    55,89   0,88  -10,76    55,89   0,88  ║ 
║  4    9    52   2     -7,24     2,60  0,17   -8,68     3,12   0,17  -10,86     3,90   0,17  ║ 
║  4    9    53   2     -7,15     2,57  0,17   -8,57     3,08   0,17  -10,71     3,85   0,17  ║ 
║  4    9    54   2     -2,98     2,02  0,18   -3,50     2,36   0,18   -4,00     2,70   0,16  ║ 
║  4    9    55   2     -3,08     3,71  0,16   -3,61     4,36   0,16   -4,15     5,01   0,14  ║ 
║  4    9    56   2     -3,07     1,40  0,16   -3,61     1,64   0,15   -4,15     1,89   0,14  ║ 
║  4    9    57   2     -7,29     7,67  0,55   -8,76     9,21   0,55  -10,94    11,51   0,55  ║ 
║  4    9    58   2     -7,29     0,21  0,05   -8,76     0,25   0,05  -10,95     0,32   0,05  ║ 
║  4    9    59   2     -7,29     0,21  0,03   -8,76     0,25   0,03  -10,95     0,32   0,03  ║ 
║  4    9    60   2     -7,29     0,21  0,05   -8,76     0,25   0,05  -10,95     0,32   0,05  ║ 
║  4    9    61   2     -7,29    16,70  0,56   -8,76    20,06   0,56  -10,95    25,07   0,56  ║ 
║  4    9    62   2     -7,29    16,70  0,50   -8,76    20,06   0,50  -10,95    25,07   0,50  ║ 
║  4    9    63   2     -7,29    16,70  0,50   -8,76    20,06   0,50  -10,95    25,07   0,50  ║ 
║  4    9    64   2     -7,29    16,70  0,57   -8,76    20,06   0,57  -10,95    25,07   0,57  ║ 
║  4    9    65   2     -7,29     0,21  0,04   -8,76     0,25   0,04  -10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    9    66   2     -7,29     0,21  0,04   -8,76     0,25   0,04  -10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    9    67   2     -7,29     0,21  0,04   -8,76     0,25   0,04  -10,95     0,32   0,04  ║ 
║  4    9    68   2     -7,29     9,86  0,95   -8,76    10,38   0,95  -10,95    10,38   0,95  ║ 
║  4    9    69   2     -7,29     8,27  0,36   -8,75     9,93   0,36  -10,93    12,41   0,36  ║ 
║  4    9    70   2     -7,29    17,87  0,51   -8,75    21,46   0,51  -10,93    26,82   0,51  ║ 
║  4    9    71   2     -7,29    17,87  0,50   -8,75    21,46   0,50  -10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    9    72   2     -7,29     8,79  0,42   -8,75    10,55   0,42  -10,93    13,19   0,42  ║ 
║  4    9    73   2     -7,29     7,76  0,35   -8,75     9,31   0,35  -10,93    11,64   0,35  ║ 
║  4    9    74   2     -7,29    17,87  0,50   -8,75    21,46   0,50  -10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    9    75   2     -7,29    17,87  0,50   -8,75    21,46   0,50  -10,93    26,82   0,50  ║ 
║  4    9    76   2     -7,29     9,32  0,38   -8,75    11,19   0,38  -10,93    13,98   0,38  ║ 
║  4    9    77   2     -7,25     8,75  0,37   -8,71    10,50   0,37  -10,88    13,13   0,37  ║ 
║  4    9    78   2     -7,25    17,79  0,53   -8,71    21,35   0,53  -10,88    26,69   0,53  ║ 
║  4    9    79   2     -7,25    17,79  0,59   -8,71    21,35   0,59  -10,88    26,69   0,59  ║ 
║  4    9    80   2     -7,25     8,23  0,30   -8,71     9,88   0,30  -10,88    12,35   0,30  ║ 
║  4    9    81   2     -7,25    12,01  0,37   -8,71    14,41   0,37  -10,88    18,02   0,37  ║ 
║  4    9    82   2     -7,25    23,74  0,52   -8,71    28,49   0,52  -10,88    35,61   0,52  ║ 
║  4    9    83   2     -7,25     7,72  0,33   -8,71     9,27   0,33  -10,88    11,58   0,33  ║ 
║  4    9    84   2     -7,24     7,70  0,54   -8,68     9,25   0,54  -10,86    11,56   0,54  ║ 
║  4    9    85   2     -7,24    17,75  0,78   -8,68    21,30   0,78  -10,86    22,90   0,78  ║ 
║  4    9    86   2     -7,24    59,66  1,00   -8,68    59,66   1,00  -10,86    59,66   1,00  ║ 
║  4    9    87   2     -7,24    35,53  0,83   -8,68    42,64   0,83  -10,86    42,86   0,83  ║ 
║  4    9    88   2     -7,24    17,75  0,57   -8,68    21,30   0,57  -10,86    26,63   0,57  ║ 
║  4    9    89   2     -7,24    67,51  0,86   -8,68    78,50   0,86  -10,86    78,50   0,86  ║ 
║  4    9    90   2     -7,25    26,72  0,59   -8,71    32,07   0,59  -10,88    40,09   0,59  ║ 
║  4    9    91   2     -7,24    18,93  0,55   -8,68    22,72   0,55  -10,86    28,40   0,55  ║ 
║  4    9    92   2     -7,24    14,25  0,52   -8,68    17,11   0,52  -10,86    21,38   0,52  ║ 
║  4    9    93   2     -7,21    52,65  0,84   -8,65    63,01   0,84  -10,81    63,01   0,84  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    9    94   2     -7,21     4,04  0,25   -8,65     4,85   0,25  -10,81     6,06   0,25  ║ 
║  4    9    95   2     -5,76     3,28  0,25   -6,84     3,90   0,25   -8,22     4,68   0,24  ║ 
║  4    9    96   2      0,64     0,28  0,02    0,84     0,36   0,03    1,37     0,59   0,03  ║ 
║  4    9    97   2     -7,18    52,44  0,83   -8,61    62,89   0,82  -10,76    63,56   0,82  ║ 
║  4    9    98   2     -7,18     4,03  0,25   -8,61     4,83   0,25  -10,76     6,03   0,25  ║ 
║  4    9    99   2     -7,15     7,12  0,52   -8,57     8,53   0,52  -10,71    10,67   0,52  ║ 
║  4    9   100   2     -7,15    17,54  0,76   -8,57    21,02   0,76  -10,71    23,13   0,76  ║ 
║  4    9   101   2     -7,15    59,49  0,98   -8,57    60,53   0,98  -10,71    60,53   0,98  ║ 
║  4    9   102   2     -7,15    35,10  0,84   -8,57    42,01   0,83  -10,71    42,01   0,83  ║ 
║  4    9   103   2     -7,15    17,54  0,53   -8,57    21,02   0,53  -10,71    26,28   0,53  ║ 
║  4    9   104   2     -7,15    65,59  0,78   -8,57    78,63   0,78  -10,71    83,69   0,78  ║ 
║  4    9   105   2     -7,15     7,61  0,29   -8,57     9,12   0,29  -10,71    11,40   0,29  ║ 
║  4    9   106   2     -3,08     4,16  0,13   -3,61     4,89   0,13   -4,15     5,61   0,12  ║ 
║  4    9   107   2     -7,13     7,60  0,34   -8,55     9,10   0,34  -10,69    11,38   0,34  ║ 
║  4    9   108   2     -7,13    17,50  0,51   -8,55    20,98   0,51  -10,69    26,22   0,51  ║ 
║  4    9   109   2     -7,13    17,50  0,59   -8,55    20,98   0,59  -10,69    26,22   0,59  ║ 
║  4    9   110   2     -7,13     9,12  0,32   -8,55    10,94   0,31  -10,69    13,67   0,31  ║ 
║  4    9   111   2     -7,13    11,81  0,41   -8,55    14,16   0,41  -10,69    17,70   0,41  ║ 
║  4    9   112   2     -7,13    23,35  0,54   -8,55    27,99   0,54  -10,69    34,98   0,54  ║ 
║  4    9   113   2     -7,13     5,70  0,26   -8,55     6,83   0,26  -10,69     8,53   0,26  ║ 
║  4    9   114   2     -7,13    23,94  0,56   -8,55    28,69   0,55  -10,69    35,86   0,55  ║ 
║  4    9   115   2     -7,10     7,56  0,33   -8,51     9,06   0,33  -10,63    11,32   0,33  ║ 
║  4    9   116   2     -7,10    17,42  0,50   -8,51    20,87   0,50  -10,63    26,08   0,50  ║ 
║  4    9   117   2     -7,10    17,42  0,49   -8,51    20,87   0,48  -10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    9   118   2     -7,10     9,08  0,42   -8,51    10,88   0,42  -10,63    13,60   0,42  ║ 
║  4    9   119   2     -7,10     7,56  0,34   -8,51     9,06   0,34  -10,63    11,32   0,34  ║ 
║  4    9   120   2     -7,10    17,42  0,49   -8,51    20,87   0,48  -10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    9   121   2     -7,10    17,42  0,48   -8,51    20,87   0,48  -10,63    26,08   0,48  ║ 
║  4    9   122   2     -7,10     9,08  0,37   -8,51    10,88   0,37  -10,63    13,60   0,37  ║ 
║  4    9   123   2     -7,09     6,12  0,60   -8,50     7,33   0,60  -10,62     9,16   0,60  ║ 
║  4    9   124   2     -7,09     0,21  0,05   -8,50     0,25   0,05  -10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    9   125   2     -7,09     0,21  0,06   -8,50     0,25   0,06  -10,62     0,31   0,06  ║ 
║  4    9   126   2     -7,09     0,21  0,04   -8,50     0,25   0,04  -10,62     0,31   0,04  ║ 
║  4    9   127   2     -7,09    16,82  0,54   -8,50    20,16   0,53  -10,62    25,19   0,53  ║ 
║  4    9   128   2     -7,09    19,72  0,59   -8,50    23,62   0,58  -10,62    29,52   0,58  ║ 
║  4    9   129   2     -7,09    12,85  0,46   -8,50    15,40   0,46  -10,62    19,24   0,46  ║ 
║  4    9   130   2     -7,09    19,72  0,59   -8,50    23,62   0,59  -10,62    29,52   0,59  ║ 
║  4    9   131   2     -7,09     0,21  0,05   -8,50     0,25   0,05  -10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    9   132   2     -7,09     0,21  0,06   -8,50     0,25   0,06  -10,62     0,31   0,06  ║ 
║  4    9   133   2     -7,09     0,21  0,05   -8,50     0,25   0,05  -10,62     0,31   0,05  ║ 
║  4    9   134   2     -7,09     8,56  0,68   -8,50    10,25   0,68  -10,62    12,58   0,68  ║ 
║  4    9   135   2     -7,15    17,54  0,93   -8,57    18,94   0,92  -10,71    18,94   0,92  ║ 
║  4    9   136   2     -0,14     1,70  0,02   -0,17     2,00   0,02   -0,19     2,24   0,02  ║ 
║  4   10     2   2     -0,14     1,70  0,02   -0,17     2,00   0,02   -0,19     2,24   0,02  ║ 
║  4   10     3   2     -0,08     0,78  0,01   -0,09     0,92   0,01   -0,10     1,03   0,01  ║ 
║  4   10     4   2     -0,08     0,11  0,01   -0,09     0,13   0,01   -0,10     0,15   0,00  ║ 
║  4   10     5   2     -0,08     0,05  0,00   -0,09     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     6   2     -0,08     0,05  0,00   -0,09     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     7   2     -0,08     0,07  0,00   -0,09     0,08   0,00   -0,10     0,09   0,00  ║ 
║  4   10     8   2     -0,08     0,86  0,01   -0,09     1,01   0,01   -0,10     1,13   0,01  ║ 
║  4   10     9   2     -0,04     0,35  0,00   -0,04     0,41   0,00   -0,05     0,46   0,00  ║ 
║  4   10    10   2     -0,04     0,26  0,00   -0,04     0,31   0,00   -0,05     0,34   0,00  ║ 
║  4   10    11   2     -0,04     0,04  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    12   2     -0,04     0,05  0,00   -0,04     0,06   0,00   -0,05     0,07   0,00  ║ 
║  4   10    13   2     -0,04     0,06  0,00   -0,04     0,07   0,00   -0,05     0,08   0,00  ║ 
║  4   10    14   2     -0,04     0,04  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    15   2     -0,04     0,30  0,00   -0,04     0,36   0,00   -0,05     0,40   0,00  ║ 
║  4   10    16   2     -0,04     0,33  0,00   -0,04     0,39   0,00   -0,05     0,44   0,00  ║ 
║  4   10    17   2     -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    18   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    19   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    20   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    21   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    22   2     -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4   10    23   2     -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    24   2     -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,14   0,00  ║ 
║  4   10    25   2      0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    26   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    27   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    28   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    29   2      0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    30   2      0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    31   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    32   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    33   2      0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    34   2      0,01     0,10  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    35   2      0,03     0,33  0,00    0,04     0,39   0,00    0,05     0,44   0,00  ║ 
║  4   10    36   2      0,03     0,27  0,00    0,04     0,32   0,00    0,05     0,36   0,00  ║ 
║  4   10    37   2      0,03     0,04  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    38   2      0,03     0,03  0,00    0,04     0,03   0,00    0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    39   2      0,03     0,04  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    40   2      0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,05     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    41   2      0,03     0,27  0,00    0,04     0,32   0,00    0,05     0,36   0,00  ║ 
║  4   10    42   2      0,03     0,35  0,00    0,04     0,41   0,00    0,05     0,46   0,00  ║ 
║  4   10    43   2      0,08     0,74  0,01    0,09     0,87   0,01    0,10     0,97   0,01  ║ 
║  4   10    44   2      0,08     0,04  0,00    0,09     0,05   0,00    0,10     0,06   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   10    45   2      0,08     0,77  0,01    0,09     0,90   0,01    0,10     1,01   0,01  ║ 
║  4   10    46   2      0,14     1,80  0,02    0,17     2,12   0,02    0,19     2,38   0,02  ║ 
║  4   10    47   2      0,14     0,08  0,01    0,17     0,09   0,01    0,19     0,11   0,01  ║ 
║  4   10    48   2      0,14     0,13  0,01    0,17     0,15   0,01    0,19     0,17   0,01  ║ 
║  4   10    49   2      0,14     1,78  0,02    0,17     2,09   0,02    0,19     2,35   0,02  ║ 
║  4   10    50   2     -7,20    49,20  0,89   -8,65    55,54   0,89  -10,82    55,54   0,89  ║ 
║  4   10    51   2     -7,24    49,44  0,88   -8,69    55,89   0,88  -10,86    55,89   0,89  ║ 
║  4   10    52   2     -7,17     2,58  0,17   -8,60     3,09   0,17  -10,77     3,87   0,17  ║ 
║  4   10    53   2     -7,27     2,62  0,17   -8,73     3,14   0,17  -10,91     3,92   0,17  ║ 
║  4   10    54   2     -0,04     0,02  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,05     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    55   2      0,08     0,09  0,00    0,09     0,11   0,00    0,10     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    56   2      0,08     0,03  0,00    0,09     0,04   0,00    0,10     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    57   2     -7,10     7,47  0,54   -8,52     8,97   0,54  -10,68    11,24   0,54  ║ 
║  4   10    58   2     -7,10     0,21  0,04   -8,52     0,25   0,04  -10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4   10    59   2     -7,10     0,21  0,03   -8,52     0,25   0,03  -10,68     0,31   0,03  ║ 
║  4   10    60   2     -7,10     0,21  0,04   -8,52     0,25   0,04  -10,68     0,31   0,05  ║ 
║  4   10    61   2     -7,10    16,26  0,55   -8,52    19,52   0,55  -10,68    24,47   0,55  ║ 
║  4   10    62   2     -7,10    16,26  0,49   -8,52    19,52   0,49  -10,68    24,47   0,49  ║ 
║  4   10    63   2     -7,10    16,26  0,49   -8,52    19,52   0,49  -10,68    24,47   0,49  ║ 
║  4   10    64   2     -7,10    16,26  0,56   -8,52    19,52   0,56  -10,68    24,47   0,56  ║ 
║  4   10    65   2     -7,10     0,21  0,04   -8,52     0,25   0,04  -10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4   10    66   2     -7,10     0,21  0,04   -8,52     0,25   0,04  -10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4   10    67   2     -7,10     0,21  0,04   -8,52     0,25   0,04  -10,68     0,31   0,04  ║ 
║  4   10    68   2     -7,10     9,60  0,92   -8,52    10,38   0,93  -10,68    10,38   0,93  ║ 
║  4   10    69   2     -7,11     8,06  0,35   -8,53     9,68   0,35  -10,69    12,13   0,35  ║ 
║  4   10    70   2     -7,11    17,43  0,50   -8,53    20,93   0,50  -10,69    26,22   0,50  ║ 
║  4   10    71   2     -7,11    17,43  0,49   -8,53    20,93   0,49  -10,69    26,22   0,49  ║ 
║  4   10    72   2     -7,11     8,57  0,41   -8,53    10,29   0,41  -10,69    12,90   0,41  ║ 
║  4   10    73   2     -7,11     7,57  0,34   -8,53     9,08   0,34  -10,69    11,38   0,34  ║ 
║  4   10    74   2     -7,11    17,43  0,49   -8,53    20,93   0,49  -10,69    26,22   0,49  ║ 
║  4   10    75   2     -7,11    17,43  0,48   -8,53    20,93   0,48  -10,69    26,22   0,48  ║ 
║  4   10    76   2     -7,11     9,09  0,37   -8,53    10,91   0,37  -10,69    13,67   0,37  ║ 
║  4   10    77   2     -7,15     8,62  0,36   -8,58    10,35   0,36  -10,74    12,96   0,36  ║ 
║  4   10    78   2     -7,15    17,53  0,52   -8,58    21,05   0,52  -10,74    26,35   0,52  ║ 
║  4   10    79   2     -7,15    17,53  0,58   -8,58    21,05   0,58  -10,74    26,35   0,58  ║ 
║  4   10    80   2     -7,15     8,11  0,30   -8,58     9,74   0,30  -10,74    12,19   0,30  ║ 
║  4   10    81   2     -7,15    11,83  0,36   -8,58    14,21   0,36  -10,74    17,79   0,36  ║ 
║  4   10    82   2     -7,15    23,39  0,51   -8,58    28,08   0,51  -10,74    35,16   0,52  ║ 
║  4   10    83   2     -7,15     7,61  0,32   -8,58     9,13   0,32  -10,74    11,44   0,32  ║ 
║  4   10    84   2     -7,17     7,63  0,53   -8,60     9,16   0,53  -10,77    11,47   0,53  ║ 
║  4   10    85   2     -7,17    17,58  0,77   -8,60    21,10   0,77  -10,77    22,90   0,77  ║ 
║  4   10    86   2     -7,17    59,08  0,99   -8,60    59,66   0,99  -10,77    59,66   0,99  ║ 
║  4   10    87   2     -7,17    35,19  0,82   -8,60    42,24   0,82  -10,77    42,86   0,82  ║ 
║  4   10    88   2     -7,17    17,58  0,56   -8,60    21,10   0,56  -10,77    26,42   0,56  ║ 
║  4   10    89   2     -7,17    66,85  0,85   -8,60    78,50   0,85  -10,77    78,50   0,85  ║ 
║  4   10    90   2     -7,15    26,33  0,58   -8,58    31,61   0,58  -10,74    39,58   0,58  ║ 
║  4   10    91   2     -7,17    18,75  0,55   -8,60    22,50   0,55  -10,77    28,17   0,55  ║ 
║  4   10    92   2     -7,17    14,12  0,51   -8,60    16,94   0,51  -10,77    21,21   0,51  ║ 
║  4   10    93   2     -7,20    52,61  0,83   -8,65    63,01   0,84  -10,82    63,01   0,84  ║ 
║  4   10    94   2     -7,20     4,04  0,25   -8,65     4,85   0,25  -10,82     6,07   0,25  ║ 
║  4   10    95   2     -2,94     1,67  0,13   -3,52     2,01   0,13   -4,42     2,52   0,13  ║ 
║  4   10    96   2      3,41     1,46  0,13    4,10     1,76   0,13    5,12     2,19   0,13  ║ 
║  4   10    97   2     -7,24    52,87  0,83   -8,69    63,45   0,83  -10,86    63,56   0,83  ║ 
║  4   10    98   2     -7,24     4,06  0,25   -8,69     4,87   0,25  -10,86     6,09   0,25  ║ 
║  4   10    99   2     -7,27     7,24  0,53   -8,73     8,69   0,53  -10,91    10,87   0,53  ║ 
║  4   10   100   2     -7,27    17,84  0,77   -8,73    21,41   0,77  -10,91    23,13   0,77  ║ 
║  4   10   101   2     -7,27    60,53  1,00   -8,73    60,53   1,00  -10,91    60,53   1,00  ║ 
║  4   10   102   2     -7,27    35,72  0,85   -8,73    42,01   0,85  -10,91    42,01   0,85  ║ 
║  4   10   103   2     -7,27    17,84  0,54   -8,73    21,41   0,54  -10,91    26,77   0,54  ║ 
║  4   10   104   2     -7,27    66,74  0,80   -8,73    80,08   0,80  -10,91    83,69   0,80  ║ 
║  4   10   105   2     -7,27     7,74  0,29   -8,73     9,29   0,29  -10,91    11,62   0,29  ║ 
║  4   10   106   2      0,08     0,10  0,00    0,09     0,12   0,00    0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4   10   107   2     -7,29     7,76  0,34   -8,75     9,32   0,34  -10,94    11,64   0,34  ║ 
║  4   10   108   2     -7,29    17,89  0,52   -8,75    21,47   0,52  -10,94    26,83   0,52  ║ 
║  4   10   109   2     -7,29    17,89  0,61   -8,75    21,47   0,61  -10,94    26,83   0,61  ║ 
║  4   10   110   2     -7,29     9,33  0,32   -8,75    11,19   0,32  -10,94    13,99   0,32  ║ 
║  4   10   111   2     -7,29    12,08  0,42   -8,75    14,49   0,42  -10,94    18,11   0,42  ║ 
║  4   10   112   2     -7,29    23,87  0,56   -8,75    28,64   0,56  -10,94    35,79   0,56  ║ 
║  4   10   113   2     -7,29     5,82  0,27   -8,75     6,99   0,27  -10,94     8,73   0,27  ║ 
║  4   10   114   2     -7,29    24,47  0,57   -8,75    29,36   0,57  -10,94    36,69   0,57  ║ 
║  4   10   115   2     -7,33     7,81  0,34   -8,80     9,37   0,34  -10,99    11,70   0,34  ║ 
║  4   10   116   2     -7,33    17,99  0,51   -8,80    21,58   0,51  -10,99    26,96   0,51  ║ 
║  4   10   117   2     -7,33    17,99  0,50   -8,80    21,58   0,50  -10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4   10   118   2     -7,33     9,38  0,44   -8,80    11,25   0,44  -10,99    14,05   0,43  ║ 
║  4   10   119   2     -7,33     7,81  0,35   -8,80     9,37   0,35  -10,99    11,70   0,35  ║ 
║  4   10   120   2     -7,33    17,99  0,50   -8,80    21,58   0,50  -10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4   10   121   2     -7,33    17,99  0,50   -8,80    21,58   0,50  -10,99    26,96   0,50  ║ 
║  4   10   122   2     -7,33     9,38  0,38   -8,80    11,25   0,38  -10,99    14,05   0,38  ║ 
║  4   10   123   2     -7,34     6,33  0,62   -8,81     7,60   0,62  -11,00     9,49   0,62  ║ 
║  4   10   124   2     -7,34     0,21  0,05   -8,81     0,26   0,05  -11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4   10   125   2     -7,34     0,21  0,06   -8,81     0,26   0,06  -11,00     0,32   0,06  ║ 
║  4   10   126   2     -7,34     0,21  0,04   -8,81     0,26   0,04  -11,00     0,32   0,04  ║ 
║  4   10   127   2     -7,34    17,42  0,55   -8,81    20,90   0,55  -11,00    26,09   0,55  ║ 
║  4   10   128   2     -7,34    20,41  0,61   -8,81    24,49   0,61  -11,00    30,58   0,61  ║ 
║  4   10   129   2     -7,34    13,30  0,47   -8,81    15,96   0,47  -11,00    19,93   0,47  ║ 
║  4   10   130   2     -7,34    20,41  0,61   -8,81    24,49   0,61  -11,00    30,58   0,61  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

336 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   10   131   2     -7,34     0,21  0,05   -8,81     0,26   0,05  -11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4   10   132   2     -7,34     0,21  0,06   -8,81     0,26   0,06  -11,00     0,32   0,06  ║ 
║  4   10   133   2     -7,34     0,21  0,05   -8,81     0,26   0,05  -11,00     0,32   0,05  ║ 
║  4   10   134   2     -7,34     8,86  0,70   -8,81    10,63   0,70  -11,00    12,58   0,70  ║ 
║  4   10   135   2     -7,27    17,84  0,94   -8,73    18,94   0,94  -10,91    18,94   0,94  ║ 
║  4   10   136   2      2,59    30,86  0,34    3,03    36,11   0,33    3,47    41,37   0,30  ║ 
║  4   11     2   2      2,59    30,86  0,34    3,03    36,11   0,33    3,47    41,37   0,30  ║ 
║  4   11     3   2      2,77    28,05  0,31    3,25    32,89   0,31    3,73    37,73   0,28  ║ 
║  4   11     4   2      2,77     4,04  0,19    3,25     4,73   0,18    3,73     5,43   0,17  ║ 
║  4   11     5   2      2,77     1,90  0,14    3,25     2,23   0,13    3,73     2,56   0,12  ║ 
║  4   11     6   2      2,77     1,87  0,14    3,25     2,19   0,13    3,73     2,52   0,12  ║ 
║  4   11     7   2      2,77     2,57  0,15    3,25     3,02   0,14    3,73     3,46   0,13  ║ 
║  4   11     8   2      2,77    30,93  0,33    3,25    36,27   0,32    3,73    41,60   0,30  ║ 
║  4   11     9   2      2,89    28,70  0,28    3,39    33,71   0,27    3,89    38,68   0,25  ║ 
║  4   11    10   2      2,89    21,54  0,30    3,39    25,29   0,29    3,89    29,03   0,27  ║ 
║  4   11    11   2      2,89     3,07  0,13    3,39     3,61   0,13    3,89     4,14   0,12  ║ 
║  4   11    12   2      2,89     4,34  0,15    3,39     5,09   0,15    3,89     5,84   0,14  ║ 
║  4   11    13   2      2,89     5,23  0,17    3,39     6,14   0,17    3,89     7,05   0,15  ║ 
║  4   11    14   2      2,89     3,07  0,12    3,39     3,61   0,12    3,89     4,14   0,11  ║ 
║  4   11    15   2      2,89    24,91  0,32    3,39    29,26   0,31    3,89    33,58   0,28  ║ 
║  4   11    16   2      2,89    27,37  0,27    3,39    32,14   0,27    3,89    36,89   0,24  ║ 
║  4   11    17   2      2,95    27,79  0,29    3,47    32,66   0,28    3,99    37,49   0,26  ║ 
║  4   11    18   2      2,95     8,21  0,21    3,47     9,65   0,20    3,99    11,08   0,19  ║ 
║  4   11    19   2      2,95     1,88  0,08    3,47     2,21   0,08    3,99     2,53   0,07  ║ 
║  4   11    20   2      2,96     3,20  0,13    3,47     3,76   0,12    3,99     4,31   0,11  ║ 
║  4   11    21   2      2,96     3,55  0,13    3,47     4,18   0,13    3,99     4,79   0,12  ║ 
║  4   11    22   2      2,95     0,93  0,05    3,47     1,10   0,05    3,99     1,26   0,05  ║ 
║  4   11    23   2      2,95     8,21  0,21    3,47     9,65   0,20    3,99    11,08   0,19  ║ 
║  4   11    24   2      2,95    30,06  0,29    3,47    35,33   0,28    3,99    40,56   0,26  ║ 
║  4   11    25   2      3,01    28,31  0,29    3,54    33,30   0,29    4,07    38,23   0,26  ║ 
║  4   11    26   2      3,01     8,37  0,21    3,54     9,84   0,21    4,07    11,30   0,19  ║ 
║  4   11    27   2      3,01     4,52  0,15    3,54     5,32   0,15    4,07     6,11   0,13  ║ 
║  4   11    28   2      3,01     5,93  0,29    3,54     6,97   0,28    4,07     8,01   0,26  ║ 
║  4   11    29   2      3,01    12,32  0,26    3,54    14,50   0,26    4,07    16,64   0,24  ║ 
║  4   11    30   2      3,01    12,32  0,26    3,54    14,50   0,25    4,07    16,64   0,23  ║ 
║  4   11    31   2      3,01     5,93  0,29    3,54     6,97   0,28    4,07     8,01   0,26  ║ 
║  4   11    32   2      3,01     5,22  0,16    3,54     6,14   0,16    4,07     7,05   0,15  ║ 
║  4   11    33   2      3,01     8,37  0,21    3,54     9,84   0,21    4,07    11,30   0,19  ║ 
║  4   11    34   2      3,01    30,62  0,29    3,54    36,02   0,29    4,07    41,36   0,26  ║ 
║  4   11    35   2      3,08    29,67  0,30    3,62    34,92   0,30    4,16    40,10   0,27  ║ 
║  4   11    36   2      3,08    24,18  0,28    3,62    28,46   0,27    4,16    32,68   0,25  ║ 
║  4   11    37   2      3,08     3,28  0,15    3,62     3,86   0,14    4,16     4,43   0,13  ║ 
║  4   11    38   2      3,08     2,46  0,15    3,62     2,89   0,15    4,16     3,32   0,14  ║ 
║  4   11    39   2      3,08     3,28  0,18    3,62     3,86   0,18    4,16     4,43   0,16  ║ 
║  4   11    40   2      3,08     2,86  0,13    3,62     3,36   0,13    4,16     3,86   0,12  ║ 
║  4   11    41   2      3,08    24,42  0,28    3,62    28,74   0,28    4,16    33,01   0,26  ║ 
║  4   11    42   2      3,08    31,09  0,29    3,62    36,59   0,28    4,16    42,02   0,26  ║ 
║  4   11    43   2      3,20    30,79  0,37    3,77    36,29   0,36    4,33    41,69   0,34  ║ 
║  4   11    44   2      3,20     1,79  0,15    3,77     2,11   0,15    4,33     2,43   0,14  ║ 
║  4   11    45   2      3,20    32,02  0,38    3,77    37,73   0,38    4,33    43,35   0,35  ║ 
║  4   11    46   2      3,38    42,84  0,44    3,99    50,56   0,43    4,58    58,14   0,40  ║ 
║  4   11    47   2      3,38     1,89  0,15    3,99     2,24   0,14    4,58     2,57   0,13  ║ 
║  4   11    48   2      3,38     3,14  0,19    3,99     3,70   0,18    4,58     4,25   0,17  ║ 
║  4   11    49   2      3,38    42,33  0,44    3,99    49,96   0,43    4,58    57,44   0,40  ║ 
║  4   11    50   2     -7,08    48,33  0,87   -8,49    55,54   0,87  -10,63    55,54   0,87  ║ 
║  4   11    51   2     -7,17    49,00  0,88   -8,61    55,89   0,88  -10,77    55,89   0,88  ║ 
║  4   11    52   2     -6,98     2,51  0,17   -8,37     3,01   0,17  -10,49     3,77   0,17  ║ 
║  4   11    53   2     -7,27     2,62  0,17   -8,73     3,14   0,17  -10,91     3,92   0,17  ║ 
║  4   11    54   2      2,89     1,95  0,18    3,39     2,29   0,17    3,89     2,63   0,16  ║ 
║  4   11    55   2      3,20     3,85  0,17    3,77     4,54   0,16    4,33     5,22   0,15  ║ 
║  4   11    56   2      3,19     1,45  0,16    3,76     1,71   0,16    4,32     1,97   0,15  ║ 
║  4   11    57   2     -6,79     7,14  0,51   -8,14     8,56   0,51  -10,23    10,76   0,52  ║ 
║  4   11    58   2     -6,79     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4   11    59   2     -6,79     0,20  0,03   -8,14     0,24   0,03  -10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4   11    60   2     -6,79     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4   11    61   2     -6,79    15,55  0,52   -8,14    18,64   0,52  -10,22    23,42   0,53  ║ 
║  4   11    62   2     -6,79    15,55  0,47   -8,14    18,64   0,47  -10,22    23,42   0,47  ║ 
║  4   11    63   2     -6,79    15,55  0,47   -8,14    18,64   0,47  -10,22    23,42   0,47  ║ 
║  4   11    64   2     -6,79    15,55  0,53   -8,14    18,64   0,53  -10,22    23,42   0,54  ║ 
║  4   11    65   2     -6,79     0,20  0,04   -8,14     0,24   0,04  -10,22     0,30   0,04  ║ 
║  4   11    66   2     -6,79     0,20  0,03   -8,14     0,24   0,03  -10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4   11    67   2     -6,79     0,20  0,03   -8,14     0,24   0,03  -10,22     0,30   0,03  ║ 
║  4   11    68   2     -6,79     9,18  0,88   -8,14    10,38   0,88  -10,22    10,38   0,89  ║ 
║  4   11    69   2     -6,81     7,73  0,34   -8,16     9,27   0,34  -10,26    11,64   0,34  ║ 
║  4   11    70   2     -6,81    16,70  0,48   -8,16    20,03   0,47  -10,26    25,16   0,48  ║ 
║  4   11    71   2     -6,81    16,70  0,47   -8,16    20,03   0,47  -10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4   11    72   2     -6,81     8,21  0,39   -8,16     9,85   0,39  -10,26    12,37   0,39  ║ 
║  4   11    73   2     -6,81     7,25  0,33   -8,16     8,69   0,33  -10,26    10,92   0,33  ║ 
║  4   11    74   2     -6,81    16,70  0,47   -8,16    20,03   0,47  -10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4   11    75   2     -6,81    16,70  0,46   -8,16    20,03   0,46  -10,26    25,16   0,47  ║ 
║  4   11    76   2     -6,81     8,71  0,36   -8,16    10,44   0,36  -10,26    13,11   0,36  ║ 
║  4   11    77   2     -6,92     8,35  0,35   -8,30    10,01   0,35  -10,41    12,56   0,35  ║ 
║  4   11    78   2     -6,92    16,98  0,51   -8,30    20,36   0,51  -10,41    25,54   0,51  ║ 
║  4   11    79   2     -6,92    16,98  0,56   -8,30    20,36   0,56  -10,41    25,54   0,56  ║ 
║  4   11    80   2     -6,92     7,85  0,29   -8,30     9,42   0,29  -10,41    11,82   0,29  ║ 
║  4   11    81   2     -6,92    11,46  0,35   -8,30    13,74   0,35  -10,41    17,24   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   11    82   2     -6,92    22,65  0,50   -8,30    27,16   0,50  -10,41    34,08   0,50  ║ 
║  4   11    83   2     -6,92     7,37  0,31   -8,30     8,84   0,31  -10,41    11,09   0,31  ║ 
║  4   11    84   2     -6,98     7,43  0,52   -8,37     8,91   0,52  -10,49    11,17   0,52  ║ 
║  4   11    85   2     -6,98    17,11  0,75   -8,37    20,52   0,75  -10,49    22,90   0,75  ║ 
║  4   11    86   2     -6,98    57,50  0,96   -8,37    59,66   0,96  -10,49    59,66   0,97  ║ 
║  4   11    87   2     -6,98    34,25  0,80   -8,37    41,08   0,80  -10,49    42,86   0,80  ║ 
║  4   11    88   2     -6,98    17,11  0,55   -8,37    20,52   0,55  -10,49    25,73   0,55  ║ 
║  4   11    89   2     -6,98    65,07  0,83   -8,37    78,04   0,83  -10,49    78,50   0,83  ║ 
║  4   11    90   2     -6,92    25,50  0,56   -8,30    30,58   0,56  -10,41    38,36   0,57  ║ 
║  4   11    91   2     -6,98    18,25  0,53   -8,37    21,89   0,53  -10,49    27,44   0,53  ║ 
║  4   11    92   2     -6,98    13,74  0,50   -8,37    16,48   0,50  -10,49    20,66   0,50  ║ 
║  4   11    93   2     -7,08    51,68  0,82   -8,49    61,99   0,82  -10,63    63,01   0,82  ║ 
║  4   11    94   2     -7,08     3,97  0,24   -8,49     4,76   0,24  -10,63     5,96   0,24  ║ 
║  4   11    95   2     -0,09     0,05  0,00   -0,17     0,09   0,01   -0,55     0,32   0,02  ║ 
║  4   11    96   2      6,10     2,62  0,23    7,26     3,11   0,23    8,75     3,75   0,22  ║ 
║  4   11    97   2     -7,17    52,39  0,82   -8,61    62,86   0,82  -10,77    63,56   0,82  ║ 
║  4   11    98   2     -7,17     4,02  0,25   -8,61     4,83   0,24  -10,77     6,04   0,25  ║ 
║  4   11    99   2     -7,27     7,24  0,53   -8,73     8,69   0,53  -10,91    10,87   0,53  ║ 
║  4   11   100   2     -7,27    17,84  0,77   -8,73    21,41   0,77  -10,91    23,13   0,77  ║ 
║  4   11   101   2     -7,27    60,53  1,00   -8,73    60,53   1,00  -10,91    60,53   1,00  ║ 
║  4   11   102   2     -7,27    35,72  0,85   -8,73    42,01   0,85  -10,91    42,01   0,85  ║ 
║  4   11   103   2     -7,27    17,84  0,54   -8,73    21,41   0,54  -10,91    26,77   0,54  ║ 
║  4   11   104   2     -7,27    66,74  0,80   -8,73    80,08   0,80  -10,91    83,69   0,80  ║ 
║  4   11   105   2     -7,27     7,74  0,29   -8,73     9,29   0,29  -10,91    11,62   0,29  ║ 
║  4   11   106   2      3,20     4,32  0,14    3,77     5,09   0,14    4,33     5,85   0,12  ║ 
║  4   11   107   2     -7,33     7,80  0,35   -8,79     9,36   0,35  -10,99    11,70   0,34  ║ 
║  4   11   108   2     -7,33    17,97  0,53   -8,79    21,57   0,53  -10,99    26,95   0,53  ║ 
║  4   11   109   2     -7,33    17,97  0,61   -8,79    21,57   0,61  -10,99    26,95   0,61  ║ 
║  4   11   110   2     -7,33     9,37  0,32   -8,79    11,24   0,32  -10,99    14,05   0,32  ║ 
║  4   11   111   2     -7,33    12,13  0,43   -8,79    14,56   0,43  -10,99    18,19   0,43  ║ 
║  4   11   112   2     -7,33    23,98  0,56   -8,79    28,78   0,56  -10,99    35,95   0,56  ║ 
║  4   11   113   2     -7,33     5,85  0,27   -8,79     7,02   0,27  -10,99     8,77   0,27  ║ 
║  4   11   114   2     -7,33    24,58  0,57   -8,79    29,50   0,57  -10,99    36,86   0,57  ║ 
║  4   11   115   2     -7,44     7,92  0,35   -8,93     9,51   0,35  -11,14    11,86   0,35  ║ 
║  4   11   116   2     -7,44    18,25  0,52   -8,93    21,90   0,52  -11,14    27,34   0,52  ║ 
║  4   11   117   2     -7,44    18,25  0,51   -8,93    21,90   0,51  -11,14    27,34   0,51  ║ 
║  4   11   118   2     -7,44     9,51  0,44   -8,93    11,42   0,44  -11,14    14,25   0,44  ║ 
║  4   11   119   2     -7,44     7,92  0,35   -8,93     9,51   0,35  -11,14    11,86   0,35  ║ 
║  4   11   120   2     -7,44    18,25  0,51   -8,93    21,90   0,51  -11,14    27,34   0,51  ║ 
║  4   11   121   2     -7,44    18,25  0,50   -8,93    21,90   0,50  -11,14    27,34   0,50  ║ 
║  4   11   122   2     -7,44     9,51  0,39   -8,93    11,42   0,39  -11,14    14,25   0,39  ║ 
║  4   11   123   2     -7,47     6,44  0,64   -8,96     7,73   0,64  -11,18     9,64   0,63  ║ 
║  4   11   124   2     -7,47     0,22  0,06   -8,96     0,26   0,06  -11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4   11   125   2     -7,47     0,22  0,06   -8,96     0,26   0,06  -11,18     0,32   0,06  ║ 
║  4   11   126   2     -7,47     0,22  0,05   -8,96     0,26   0,05  -11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4   11   127   2     -7,47    17,71  0,56   -8,96    21,25   0,56  -11,18    26,52   0,56  ║ 
║  4   11   128   2     -7,47    20,75  0,62   -8,96    24,91   0,62  -11,18    31,08   0,61  ║ 
║  4   11   129   2     -7,47    13,52  0,48   -8,96    16,23   0,48  -11,18    20,26   0,48  ║ 
║  4   11   130   2     -7,47    20,75  0,62   -8,96    24,91   0,62  -11,18    31,08   0,62  ║ 
║  4   11   131   2     -7,47     0,22  0,05   -8,96     0,26   0,05  -11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4   11   132   2     -7,47     0,22  0,06   -8,96     0,26   0,06  -11,18     0,32   0,06  ║ 
║  4   11   133   2     -7,47     0,22  0,05   -8,96     0,26   0,05  -11,18     0,32   0,05  ║ 
║  4   11   134   2     -7,47     9,01  0,72   -8,96    10,81   0,72  -11,18    12,58   0,71  ║ 
║  4   11   135   2     -7,27    17,84  0,94   -8,73    18,94   0,94  -10,91    18,94   0,94  ║ 
║  4   11   136   2      6,25    74,58  0,81    6,95    82,94   0,75    7,81    91,72   0,68  ║ 
║  4   12     2   2      6,25    74,58  0,81    6,95    82,94   0,75    7,81    91,72   0,68  ║ 
║  4   12     3   2      6,58    66,60  0,74    7,47    75,63   0,70    8,66    87,68   0,65  ║ 
║  4   12     4   2      6,58     9,58  0,45    7,47    10,88   0,42    8,66    12,61   0,39  ║ 
║  4   12     5   2      6,58     4,52  0,33    7,47     5,13   0,31    8,66     5,95   0,29  ║ 
║  4   12     6   2      6,58     4,44  0,32    7,47     5,04   0,31    8,66     5,85   0,28  ║ 
║  4   12     7   2      6,58     6,11  0,35    7,47     6,93   0,33    8,66     8,04   0,30  ║ 
║  4   12     8   2      6,58    73,44  0,79    7,47    83,39   0,75    8,66    93,17   0,69  ║ 
║  4   12     9   2      6,78    67,46  0,66    7,80    77,55   0,63    9,20    91,49   0,60  ║ 
║  4   12    10   2      6,78    50,62  0,70    7,80    58,19   0,67    9,20    68,66   0,64  ║ 
║  4   12    11   2      6,78     7,22  0,30    7,80     8,30   0,29    9,20     9,80   0,27  ║ 
║  4   12    12   2      6,78    10,19  0,36    7,80    11,72   0,34    9,20    13,82   0,32  ║ 
║  4   12    13   2      6,78    12,29  0,40    7,80    14,13   0,38    9,20    16,67   0,36  ║ 
║  4   12    14   2      6,78     7,22  0,29    7,80     8,30   0,28    9,20     9,80   0,26  ║ 
║  4   12    15   2      6,78    58,56  0,74    7,80    67,32   0,71    9,20    79,02   0,67  ║ 
║  4   12    16   2      6,78    64,33  0,64    7,80    73,95   0,61    9,20    87,25   0,58  ║ 
║  4   12    17   2      6,91    64,95  0,67    7,99    75,17   0,65    9,52    89,54   0,62  ║ 
║  4   12    18   2      6,91    19,20  0,48    7,99    22,22   0,46    9,52    26,46   0,44  ║ 
║  4   12    19   2      6,90     4,39  0,19    7,99     5,08   0,19    9,52     6,05   0,18  ║ 
║  4   12    20   2      6,91     7,47  0,30    8,00     8,65   0,29    9,53    10,31   0,27  ║ 
║  4   12    21   2      6,91     8,30  0,31    8,00     9,61   0,30    9,53    11,45   0,29  ║ 
║  4   12    22   2      6,91     2,18  0,12    7,99     2,52   0,12    9,52     3,01   0,11  ║ 
║  4   12    23   2      6,91    19,20  0,49    7,99    22,22   0,47    9,52    26,46   0,45  ║ 
║  4   12    24   2      6,91    70,26  0,67    7,99    81,32   0,65    9,52    96,85   0,62  ║ 
║  4   12    25   2      7,00    65,88  0,68    8,15    76,65   0,66    9,78    91,97   0,64  ║ 
║  4   12    26   2      7,00    19,47  0,50    8,15    22,65   0,48    9,78    27,18   0,46  ║ 
║  4   12    27   2      7,00    10,52  0,35    8,15    12,24   0,34    9,78    14,69   0,32  ║ 
║  4   12    28   2      7,00    13,80  0,67    8,15    16,05   0,65    9,78    19,26   0,62  ║ 
║  4   12    29   2      7,00    28,68  0,62    8,15    33,37   0,60    9,78    40,04   0,57  ║ 
║  4   12    30   2      7,00    28,68  0,60    8,15    33,37   0,58    9,78    40,04   0,56  ║ 
║  4   12    31   2      7,00    13,80  0,66    8,15    16,05   0,64    9,78    19,26   0,62  ║ 
║  4   12    32   2      7,00    12,14  0,38    8,15    14,13   0,37    9,78    16,95   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12    33   2      7,00    19,47  0,50    8,15    22,65   0,48    9,78    27,18   0,46  ║ 
║  4   12    34   2      7,00    71,26  0,68    8,15    82,91   0,66    9,78    99,48   0,64  ║ 
║  4   12    35   2      7,13    68,67  0,70    8,34    80,40   0,68   10,10    97,30   0,66  ║ 
║  4   12    36   2      7,13    55,97  0,65    8,34    65,53   0,63   10,10    79,29   0,61  ║ 
║  4   12    37   2      7,13     7,59  0,34    8,34     8,88   0,33   10,10    10,75   0,32  ║ 
║  4   12    38   2      7,13     5,69  0,35    8,34     6,66   0,34   10,10     8,06   0,33  ║ 
║  4   12    39   2      7,13     7,59  0,42    8,34     8,88   0,41   10,10    10,75   0,40  ║ 
║  4   12    40   2      7,13     6,62  0,30    8,34     7,75   0,29   10,10     9,37   0,29  ║ 
║  4   12    41   2      7,13    56,52  0,66    8,34    66,18   0,64   10,10    80,08   0,62  ║ 
║  4   12    42   2      7,13    71,96  0,67    8,34    84,25   0,66   10,10   101,95   0,63  ║ 
║  4   12    43   2      7,33    70,67  0,85    8,67    82,91   0,84   10,64    82,91   0,82  ║ 
║  4   12    44   2      7,33     4,11  0,35    8,67     4,86   0,34   10,64     5,97   0,34  ║ 
║  4   12    45   2      7,33    73,49  0,88    8,67    83,57   0,87   10,64    83,57   0,85  ║ 
║  4   12    46   2      7,66    97,13  0,99    9,19    97,69   0,99   11,49    97,69   0,99  ║ 
║  4   12    47   2      7,66     4,29  0,33    9,19     5,15   0,33   11,49     6,44   0,33  ║ 
║  4   12    48   2      7,66     7,11  0,42    9,19     8,53   0,42   11,49    10,66   0,42  ║ 
║  4   12    49   2      7,66    95,97  1,00    9,19    95,97   1,00   11,49    95,97   1,00  ║ 
║  4   12    50   2     -5,45    37,24  0,67   -6,16    42,07   0,63   -7,03    48,04   0,58  ║ 
║  4   12    51   2     -5,62    38,43  0,69   -6,43    43,95   0,66   -7,49    51,14   0,61  ║ 
║  4   12    52   2     -5,27     1,90  0,13   -5,88     2,11   0,12   -6,57     2,36   0,10  ║ 
║  4   12    53   2     -5,81     2,09  0,14   -6,72     2,42   0,13   -7,96     2,86   0,12  ║ 
║  4   12    54   2      6,78     4,58  0,41    7,80     5,27   0,39    9,20     6,21   0,37  ║ 
║  4   12    55   2      7,33     8,85  0,38    8,67    10,46   0,38   10,64    12,83   0,37  ║ 
║  4   12    56   2      7,33     3,34  0,37    8,67     3,95   0,37   10,63     4,84   0,36  ║ 
║  4   12    57   2     -4,94     5,20  0,37   -5,35     5,63   0,34   -5,70     6,00   0,29  ║ 
║  4   12    58   2     -4,94     0,14  0,03   -5,35     0,16   0,03   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    59   2     -4,94     0,14  0,02   -5,35     0,16   0,02   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    60   2     -4,94     0,14  0,03   -5,35     0,16   0,03   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    61   2     -4,94    11,32  0,38   -5,35    12,24   0,34   -5,70    13,05   0,29  ║ 
║  4   12    62   2     -4,94    11,32  0,34   -5,35    12,24   0,31   -5,70    13,05   0,26  ║ 
║  4   12    63   2     -4,94    11,32  0,34   -5,35    12,24   0,31   -5,70    13,05   0,26  ║ 
║  4   12    64   2     -4,94    11,32  0,39   -5,35    12,24   0,35   -5,70    13,05   0,30  ║ 
║  4   12    65   2     -4,94     0,14  0,03   -5,35     0,16   0,02   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    66   2     -4,94     0,14  0,03   -5,35     0,16   0,02   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    67   2     -4,94     0,14  0,02   -5,35     0,16   0,02   -5,70     0,17   0,02  ║ 
║  4   12    68   2     -4,94     6,68  0,64   -5,35     7,23   0,58   -5,70     7,70   0,49  ║ 
║  4   12    69   2     -4,98     5,65  0,25   -5,41     6,14   0,22   -5,80     6,58   0,19  ║ 
║  4   12    70   2     -4,98    12,21  0,35   -5,41    13,26   0,31   -5,80    14,22   0,27  ║ 
║  4   12    71   2     -4,98    12,21  0,34   -5,41    13,26   0,31   -5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4   12    72   2     -4,98     6,01  0,29   -5,41     6,52   0,26   -5,80     6,99   0,22  ║ 
║  4   12    73   2     -4,98     5,30  0,24   -5,41     5,76   0,22   -5,80     6,17   0,19  ║ 
║  4   12    74   2     -4,98    12,21  0,34   -5,41    13,26   0,31   -5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4   12    75   2     -4,98    12,21  0,34   -5,41    13,26   0,31   -5,80    14,22   0,26  ║ 
║  4   12    76   2     -4,98     6,37  0,26   -5,41     6,91   0,24   -5,80     7,41   0,20  ║ 
║  4   12    77   2     -5,18     6,25  0,26   -5,72     6,90   0,24   -6,32     7,62   0,21  ║ 
║  4   12    78   2     -5,18    12,70  0,38   -5,72    14,04   0,35   -6,32    15,50   0,31  ║ 
║  4   12    79   2     -5,18    12,70  0,42   -5,72    14,04   0,38   -6,32    15,50   0,34  ║ 
║  4   12    80   2     -5,18     5,88  0,21   -5,72     6,49   0,20   -6,32     7,17   0,17  ║ 
║  4   12    81   2     -5,18     8,57  0,26   -5,72     9,48   0,24   -6,32    10,46   0,21  ║ 
║  4   12    82   2     -5,18    16,95  0,37   -5,72    18,73   0,34   -6,32    20,68   0,30  ║ 
║  4   12    83   2     -5,18     5,51  0,23   -5,72     6,09   0,22   -6,32     6,73   0,19  ║ 
║  4   12    84   2     -5,27     5,62  0,39   -5,88     6,26   0,36   -6,57     6,99   0,32  ║ 
║  4   12    85   2     -5,27    12,94  0,57   -5,88    14,41   0,52   -6,57    16,11   0,47  ║ 
║  4   12    86   2     -5,27    43,48  0,73   -5,88    48,44   0,68   -6,57    54,16   0,61  ║ 
║  4   12    87   2     -5,27    25,90  0,60   -5,88    28,85   0,56   -6,57    32,26   0,50  ║ 
║  4   12    88   2     -5,27    12,94  0,41   -5,88    14,41   0,38   -6,57    16,11   0,34  ║ 
║  4   12    89   2     -5,27    49,20  0,63   -5,88    54,81   0,58   -6,57    61,28   0,52  ║ 
║  4   12    90   2     -5,18    19,08  0,42   -5,72    21,08   0,39   -6,32    23,28   0,34  ║ 
║  4   12    91   2     -5,27    13,80  0,40   -5,88    15,37   0,37   -6,57    17,19   0,33  ║ 
║  4   12    92   2     -5,27    10,39  0,38   -5,88    11,57   0,35   -6,57    12,94   0,31  ║ 
║  4   12    93   2     -5,45    39,82  0,63   -6,16    44,98   0,59   -7,03    51,37   0,54  ║ 
║  4   12    94   2     -5,45     3,06  0,19   -6,16     3,45   0,17   -7,03     3,94   0,16  ║ 
║  4   12    95   2      4,30     2,45  0,19    5,16     2,94   0,19    6,47     3,68   0,19  ║ 
║  4   12    96   2      8,99     3,85  0,34   10,48     4,49   0,33   12,59     5,40   0,32  ║ 
║  4   12    97   2     -5,62    41,09  0,65   -6,43    46,99   0,62   -7,49    54,68   0,57  ║ 
║  4   12    98   2     -5,62     3,15  0,19   -6,43     3,61   0,18   -7,49     4,20   0,17  ║ 
║  4   12    99   2     -5,81     5,78  0,42   -6,72     6,69   0,41   -7,96     7,93   0,38  ║ 
║  4   12   100   2     -5,81    14,24  0,62   -6,72    16,49   0,59   -7,96    19,53   0,56  ║ 
║  4   12   101   2     -5,81    48,32  0,80   -6,72    55,94   0,77   -7,96    60,53   0,73  ║ 
║  4   12   102   2     -5,81    28,51  0,68   -6,72    33,01   0,65   -7,96    39,09   0,62  ║ 
║  4   12   103   2     -5,81    14,24  0,43   -6,72    16,49   0,42   -7,96    19,53   0,40  ║ 
║  4   12   104   2     -5,81    53,27  0,64   -6,72    61,68   0,61   -7,96    73,04   0,58  ║ 
║  4   12   105   2     -5,81     6,18  0,23   -6,72     7,16   0,23   -7,96     8,48   0,21  ║ 
║  4   12   106   2      7,33     9,92  0,32    8,67    11,73   0,31   10,64    14,39   0,31  ║ 
║  4   12   107   2     -5,90     6,28  0,28   -6,87     7,32   0,27   -8,21     8,74   0,26  ║ 
║  4   12   108   2     -5,90    14,47  0,42   -6,87    16,86   0,41   -8,21    20,13   0,39  ║ 
║  4   12   109   2     -5,90    14,47  0,49   -6,87    16,86   0,48   -8,21    20,13   0,45  ║ 
║  4   12   110   2     -5,90     7,55  0,26   -6,87     8,79   0,25   -8,21    10,50   0,24  ║ 
║  4   12   111   2     -5,90     9,77  0,34   -6,87    11,38   0,33   -8,21    13,59   0,32  ║ 
║  4   12   112   2     -5,90    19,31  0,45   -6,87    22,49   0,44   -8,21    26,86   0,42  ║ 
║  4   12   113   2     -5,90     4,71  0,22   -6,87     5,49   0,21   -8,21     6,55   0,20  ║ 
║  4   12   114   2     -5,90    19,80  0,46   -6,87    23,06   0,45   -8,21    27,54   0,43  ║ 
║  4   12   115   2     -6,10     6,49  0,29   -7,19     7,65   0,28   -8,73     9,29   0,27  ║ 
║  4   12   116   2     -6,10    14,96  0,43   -7,19    17,63   0,42   -8,73    21,41   0,41  ║ 
║  4   12   117   2     -6,10    14,96  0,42   -7,19    17,63   0,41   -8,73    21,41   0,40  ║ 
║  4   12   118   2     -6,10     7,80  0,36   -7,19     9,19   0,36   -8,73    11,16   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

339 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12   119   2     -6,10     6,49  0,29   -7,19     7,65   0,28   -8,73     9,29   0,28  ║ 
║  4   12   120   2     -6,10    14,96  0,42   -7,19    17,63   0,41   -8,73    21,41   0,40  ║ 
║  4   12   121   2     -6,10    14,96  0,41   -7,19    17,63   0,41   -8,73    21,41   0,39  ║ 
║  4   12   122   2     -6,10     7,80  0,32   -7,19     9,19   0,31   -8,73    11,16   0,30  ║ 
║  4   12   123   2     -6,15     5,30  0,52   -7,26     6,27   0,51   -8,85     7,63   0,50  ║ 
║  4   12   124   2     -6,15     0,18  0,05   -7,26     0,21   0,04   -8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4   12   125   2     -6,15     0,18  0,05   -7,26     0,21   0,05   -8,85     0,26   0,05  ║ 
║  4   12   126   2     -6,15     0,18  0,04   -7,26     0,21   0,04   -8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4   12   127   2     -6,15    14,58  0,46   -7,26    17,23   0,46   -8,85    20,99   0,45  ║ 
║  4   12   128   2     -6,15    17,09  0,51   -7,26    20,19   0,50   -8,85    24,60   0,49  ║ 
║  4   12   129   2     -6,15    11,14  0,40   -7,26    13,16   0,39   -8,85    16,04   0,38  ║ 
║  4   12   130   2     -6,15    17,09  0,51   -7,26    20,19   0,50   -8,85    24,60   0,49  ║ 
║  4   12   131   2     -6,15     0,18  0,04   -7,26     0,21   0,04   -8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4   12   132   2     -6,15     0,18  0,05   -7,26     0,21   0,05   -8,85     0,26   0,05  ║ 
║  4   12   133   2     -6,15     0,18  0,04   -7,26     0,21   0,04   -8,85     0,26   0,04  ║ 
║  4   12   134   2     -6,15     7,41  0,59   -7,26     8,76   0,58   -8,85    10,68   0,57  ║ 
║  4   12   135   2     -5,81    14,24  0,75   -6,72    16,49   0,73   -7,96    18,94   0,69  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1     1   2      5,47    52,15  0,86    6,09    58,12   0,80    7,34    60,59   0,77  ║ 
║  5    1     2   2      5,47    52,15  0,86    6,09    58,12   0,80    7,34    60,59   0,77  ║ 
║  5    1     3   2      5,66    45,89  0,77    6,44    52,15   0,73    7,83    59,41   0,71  ║ 
║  5    1     4   2      5,66     2,44  0,26    6,44     2,77   0,24    7,83     3,38   0,24  ║ 
║  5    1     5   2      0,22     0,10  0,02    0,38     0,17   0,03    0,55     0,25   0,03  ║ 
║  5    1     6   2     -0,22     0,11  0,02   -0,39     0,19   0,03   -0,55     0,27   0,03  ║ 
║  5    1     7   2      5,66     1,07  0,16    6,44     1,22   0,15    7,83     1,49   0,15  ║ 
║  5    1     8   2      5,66    50,60  0,80    6,44    57,51   0,76    7,83    62,89   0,74  ║ 
║  5    1     9   2      5,79    46,08  0,68    6,66    52,98   0,65    8,15    64,85   0,64  ║ 
║  5    1    10   2      5,79    34,58  0,76    6,66    39,75   0,73    8,15    45,62   0,71  ║ 
║  5    1    11   2      5,79     4,93  0,31    6,66     5,67   0,30    8,15     6,94   0,29  ║ 
║  5    1    12   2      5,79     6,96  0,38    6,66     8,00   0,36    8,15     9,80   0,35  ║ 
║  5    1    13   2      5,79     8,39  0,42    6,66     9,65   0,40    8,15    11,82   0,39  ║ 
║  5    1    14   2      5,79     4,93  0,31    6,66     5,67   0,29    8,15     6,94   0,29  ║ 
║  5    1    15   2      5,79    40,00  0,79    6,66    45,99   0,76    8,15    50,75   0,74  ║ 
║  5    1    16   2      5,79    43,94  0,65    6,66    50,52   0,62    8,15    61,84   0,61  ║ 
║  5    1    17   2      5,87    44,17  0,67    6,79    51,12   0,64    8,35    62,79   0,63  ║ 
║  5    1    18   2      5,87    13,05  0,47    6,79    15,11   0,45    8,35    18,56   0,45  ║ 
║  5    1    19   2      5,87     2,63  0,22    6,79     3,05   0,21    8,35     3,74   0,20  ║ 
║  5    1    20   2      5,87     6,35  0,34    6,79     7,35   0,33    8,35     9,03   0,32  ║ 
║  5    1    21   2      5,87     7,06  0,36    6,79     8,17   0,34    8,35    10,03   0,34  ║ 
║  5    1    22   2      5,87     1,85  0,15    6,79     2,15   0,15    8,34     2,64   0,14  ║ 
║  5    1    23   2      5,87    13,05  0,48    6,79    15,11   0,46    8,35    18,56   0,45  ║ 
║  5    1    24   2      5,87    47,77  0,66    6,79    55,30   0,63    8,35    67,93   0,62  ║ 
║  5    1    25   2      5,93    44,61  0,67    6,90    51,89   0,65    8,49    63,89   0,64  ║ 
║  5    1    26   2      5,93    13,18  0,48    6,90    15,34   0,47    8,49    18,88   0,46  ║ 
║  5    1    27   2      5,93     7,13  0,38    6,90     8,29   0,37    8,49    10,21   0,36  ║ 
║  5    1    28   2      5,93     9,34  0,57    6,90    10,87   0,56    8,49    13,38   0,55  ║ 
║  5    1    29   2      5,93    19,42  0,66    6,90    22,59   0,64    8,49    27,81   0,63  ║ 
║  5    1    30   2      5,93    19,42  0,65    6,90    22,59   0,63    8,49    27,81   0,62  ║ 
║  5    1    31   2      5,93     9,34  0,57    6,90    10,87   0,55    8,49    13,38   0,54  ║ 
║  5    1    32   2      5,93     8,22  0,42    6,90     9,56   0,41    8,49    11,77   0,40  ║ 
║  5    1    33   2      5,93    13,18  0,48    6,90    15,34   0,47    8,49    18,88   0,46  ║ 
║  5    1    34   2      5,93    48,25  0,67    6,90    56,13   0,65    8,49    69,11   0,64  ║ 
║  5    1    35   2      6,01    46,30  0,71    7,03    54,20   0,69    8,68    65,16   0,68  ║ 
║  5    1    36   2      6,01    37,73  0,64    7,03    44,17   0,62    8,68    54,56   0,62  ║ 
║  5    1    37   2      6,01     5,12  0,34    7,03     5,99   0,33    8,68     7,40   0,33  ║ 
║  5    1    38   2      6,01     7,95  0,41    7,03     9,31   0,40    8,68    11,50   0,40  ║ 
║  5    1    39   2      6,01     6,50  0,37    7,03     7,61   0,36    8,68     9,40   0,35  ║ 
║  5    1    40   2      6,01     4,46  0,31    7,03     5,22   0,30    8,68     6,45   0,30  ║ 
║  5    1    41   2      6,01    38,11  0,66    7,03    44,61   0,65    8,68    55,10   0,64  ║ 
║  5    1    42   2      6,01    48,51  0,66    7,03    56,79   0,65    8,68    70,15   0,64  ║ 
║  5    1    43   2      6,13    47,29  0,85    7,25    55,70   0,84    9,00    55,70   0,83  ║ 
║  5    1    44   2      6,13     2,75  0,30    7,25     3,25   0,29    9,00     4,04   0,29  ║ 
║  5    1    45   2      6,13    49,17  0,87    7,25    56,73   0,85    9,00    56,73   0,85  ║ 
║  5    1    46   2      6,33    64,27  1,00    7,60    64,47   1,00    9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5    1    47   2      6,33     2,84  0,33    7,60     3,41   0,33    9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5    1    48   2      6,33     4,70  0,43    7,60     5,64   0,43    9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5    1    49   2      6,01     5,12  0,69    7,03     5,99   0,68    8,68     7,36   0,67  ║ 
║  5    1    50   2      6,33    63,50  1,00    7,60    63,50   1,00    9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5    1    51   2      0,05     0,16  0,01    0,10     0,29   0,01    0,14     0,41   0,01  ║ 
║  5    1    52   2     -0,05     0,16  0,01   -0,09     0,28   0,01   -0,14     0,41   0,01  ║ 
║  5    1    53   2      0,16     0,05  0,00    0,28     0,08   0,01    0,40     0,12   0,01  ║ 
║  5    1    54   2     -0,16     0,05  0,00   -0,29     0,08   0,01   -0,41     0,12   0,01  ║ 
║  5    1    55   2      5,79     3,13  0,31    6,66     3,60   0,29    8,15     4,41   0,29  ║ 
║  5    1    56   2      6,13     5,92  0,39    7,25     7,00   0,39    9,00     8,69   0,39  ║ 
║  5    1    57   2      6,13     2,23  0,29    7,25     2,64   0,28    8,99     3,27   0,28  ║ 
║  5    1    58   2      0,37     0,27  0,03    0,64     0,48   0,04    0,92     0,68   0,05  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

340 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1    59   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    60   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    61   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    62   2      0,37     0,68  0,04    0,64     1,18   0,05    0,92     1,69   0,06  ║ 
║  5    1    63   2      0,37     0,68  0,03    0,64     1,18   0,04    0,92     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    64   2      0,37     0,68  0,03    0,64     1,18   0,04    0,92     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    65   2      0,37     0,68  0,04    0,64     1,18   0,05    0,92     1,69   0,06  ║ 
║  5    1    66   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    67   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    68   2      0,37     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    69   2      0,37     0,40  0,04    0,64     0,69   0,06    0,92     1,00   0,07  ║ 
║  5    1    70   2      0,35     0,31  0,02    0,60     0,55   0,03    0,86     0,78   0,03  ║ 
║  5    1    71   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    72   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    73   2      0,35     0,24  0,02    0,60     0,41   0,03    0,86     0,59   0,03  ║ 
║  5    1    74   2      0,35     0,29  0,02    0,60     0,51   0,03    0,86     0,73   0,03  ║ 
║  5    1    75   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    76   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    1    77   2      0,35     0,35  0,02    0,60     0,61   0,03    0,86     0,88   0,04  ║ 
║  5    1    78   2      0,22     0,21  0,01    0,38     0,37   0,02    0,55     0,53   0,02  ║ 
║  5    1    79   2      0,22     0,43  0,02    0,38     0,75   0,03    0,55     1,08   0,03  ║ 
║  5    1    80   2      0,22     0,43  0,02    0,38     0,75   0,03    0,55     1,08   0,04  ║ 
║  5    1    81   2      0,22     0,40  0,01    0,38     0,70   0,02    0,55     1,01   0,02  ║ 
║  5    1    82   2      0,22     0,29  0,01    0,38     0,51   0,02    0,55     0,73   0,02  ║ 
║  5    1    83   2      0,22     0,58  0,02    0,38     1,00   0,03    0,55     1,44   0,03  ║ 
║  5    1    84   2      0,22     0,19  0,01    0,38     0,33   0,02    0,55     0,47   0,02  ║ 
║  5    1    85   2      0,22     0,43  0,04    0,38     0,75   0,05    0,55     1,08   0,06  ║ 
║  5    1    86   2      0,16     0,94  0,02    0,28     1,64   0,03    0,40     2,35   0,04  ║ 
║  5    1    87   2      0,16     0,63  0,02    0,28     1,10   0,03    0,40     1,58   0,04  ║ 
║  5    1    88   2      0,16     0,32  0,02    0,28     0,55   0,02    0,40     0,79   0,03  ║ 
║  5    1    89   2      0,16     1,20  0,02    0,28     2,09   0,03    0,40     3,00   0,04  ║ 
║  5    1    90   2      0,22     0,65  0,02    0,38     1,13   0,03    0,55     1,62   0,04  ║ 
║  5    1    91   2      0,16     0,34  0,01    0,28     0,59   0,02    0,40     0,84   0,02  ║ 
║  5    1    92   2      0,16     0,25  0,01    0,28     0,44   0,02    0,40     0,63   0,02  ║ 
║  5    1    93   2      0,05     0,32  0,01    0,10     0,56   0,01    0,14     0,80   0,01  ║ 
║  5    1    94   2      0,05     0,02  0,00    0,10     0,04   0,00    0,14     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    95   2     -0,05     0,32  0,01   -0,09     0,55   0,01   -0,14     0,79   0,01  ║ 
║  5    1    96   2     -0,05     0,02  0,00   -0,09     0,04   0,00   -0,14     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    97   2     -0,22     0,44  0,04   -0,39     0,76   0,05   -0,55     1,08   0,06  ║ 
║  5    1    98   2     -0,16     0,96  0,02   -0,29     1,67   0,03   -0,41     2,39   0,04  ║ 
║  5    1    99   2     -0,16     0,65  0,02   -0,29     1,12   0,03   -0,41     1,61   0,04  ║ 
║  5    1   100   2     -0,16     0,32  0,01   -0,29     0,56   0,02   -0,41     0,80   0,02  ║ 
║  5    1   101   2     -0,16     1,21  0,02   -0,29     2,10   0,03   -0,41     3,00   0,04  ║ 
║  5    1   102   2     -0,16     0,14  0,01   -0,29     0,24   0,01   -0,41     0,35   0,01  ║ 
║  5    1   103   2      6,13     6,64  0,35    7,25     7,85   0,34    9,00     9,74   0,34  ║ 
║  5    1   104   2     -0,22     0,19  0,01   -0,39     0,33   0,02   -0,55     0,47   0,02  ║ 
║  5    1   105   2     -0,22     0,44  0,02   -0,39     0,76   0,03   -0,55     1,08   0,03  ║ 
║  5    1   106   2     -0,22     0,44  0,02   -0,39     0,76   0,03   -0,55     1,08   0,04  ║ 
║  5    1   107   2     -0,22     0,42  0,01   -0,39     0,73   0,02   -0,55     1,05   0,02  ║ 
║  5    1   108   2     -0,22     0,29  0,02   -0,39     0,51   0,02   -0,55     0,73   0,03  ║ 
║  5    1   109   2     -0,22     0,58  0,02   -0,39     1,01   0,03   -0,55     1,45   0,03  ║ 
║  5    1   110   2     -0,22     0,14  0,01   -0,39     0,25   0,01   -0,55     0,35   0,02  ║ 
║  5    1   111   2     -0,22     0,60  0,02   -0,39     1,04   0,03   -0,55     1,48   0,04  ║ 
║  5    1   112   2     -0,35     0,30  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,86     0,74   0,03  ║ 
║  5    1   113   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    1   114   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    1   115   2     -0,35     0,26  0,02   -0,60     0,45   0,03   -0,86     0,64   0,03  ║ 
║  5    1   116   2     -0,35     0,30  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,86     0,74   0,03  ║ 
║  5    1   117   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    1   118   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    1   119   2     -0,35     0,35  0,02   -0,60     0,62   0,03   -0,86     0,88   0,04  ║ 
║  5    1   120   2     -0,38     0,26  0,03   -0,65     0,45   0,05   -0,94     0,65   0,05  ║ 
║  5    1   121   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   122   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   123   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   124   2     -0,38     0,71  0,04   -0,65     1,24   0,05   -0,94     1,78   0,06  ║ 
║  5    1   125   2     -0,38     0,84  0,04   -0,65     1,45   0,05   -0,94     2,08   0,06  ║ 
║  5    1   126   2     -0,38     0,55  0,03   -0,65     0,95   0,04   -0,94     1,36   0,05  ║ 
║  5    1   127   2     -0,38     0,84  0,04   -0,65     1,45   0,06   -0,94     2,08   0,07  ║ 
║  5    1   128   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   129   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   130   2     -0,38     0,01  0,00   -0,65     0,02   0,00   -0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   131   2     -0,38     0,36  0,04   -0,65     0,63   0,05   -0,94     0,90   0,06  ║ 
║  5    1   132   2     -0,16     0,32  0,02   -0,29     0,56   0,03   -0,41     0,80   0,03  ║ 
║  5    1   133   2      5,55    52,96  0,87    6,18    59,00   0,81    7,53    60,59   0,79  ║ 
║  5    2     2   2      5,55    52,96  0,87    6,18    59,00   0,81    7,53    60,59   0,79  ║ 
║  5    2     3   2      5,73    46,43  0,78    6,51    52,73   0,74    7,98    59,41   0,73  ║ 
║  5    2     4   2      5,73     2,47  0,26    6,51     2,81   0,25    7,98     3,44   0,24  ║ 
║  5    2     5   2      5,12     2,30  0,42    5,96     2,67   0,40    6,99     3,13   0,38  ║ 
║  5    2     6   2      4,72     2,33  0,41    5,24     2,59   0,37    5,98     2,95   0,34  ║ 
║  5    2     7   2      5,73     1,09  0,16    6,51     1,23   0,15    7,98     1,51   0,15  ║ 
║  5    2     8   2      5,73    51,19  0,81    6,51    58,14   0,77    7,98    62,89   0,76  ║ 
║  5    2     9   2      5,85    46,50  0,69    6,72    53,44   0,66    8,27    65,82   0,65  ║ 
║  5    2    10   2      5,85    34,89  0,76    6,72    40,10   0,73    8,27    45,62   0,72  ║ 
║  5    2    11   2      5,85     4,98  0,32    6,72     5,72   0,30    8,27     7,05   0,30  ║ 
║  5    2    12   2      5,85     7,03  0,38    6,72     8,07   0,36    8,27     9,94   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    2    13   2      5,85     8,47  0,42    6,72     9,74   0,40    8,27    11,99   0,40  ║ 
║  5    2    14   2      5,85     4,98  0,31    6,72     5,72   0,30    8,27     7,05   0,29  ║ 
║  5    2    15   2      5,85    40,37  0,80    6,72    46,39   0,76    8,27    50,75   0,75  ║ 
║  5    2    16   2      5,85    44,34  0,66    6,72    50,96   0,63    8,27    62,76   0,62  ║ 
║  5    2    17   2      5,92    44,51  0,67    6,84    51,49   0,65    8,45    63,57   0,64  ║ 
║  5    2    18   2      5,92    13,15  0,47    6,84    15,22   0,46    8,45    18,79   0,45  ║ 
║  5    2    19   2      5,92     2,65  0,22    6,84     3,07   0,21    8,45     3,79   0,21  ║ 
║  5    2    20   2      5,92     6,40  0,34    6,84     7,40   0,33    8,45     9,14   0,32  ║ 
║  5    2    21   2      5,92     7,11  0,36    6,84     8,23   0,35    8,45    10,16   0,34  ║ 
║  5    2    22   2      5,91     1,87  0,15    6,84     2,16   0,15    8,45     2,67   0,15  ║ 
║  5    2    23   2      5,92    13,15  0,48    6,84    15,22   0,46    8,45    18,79   0,46  ║ 
║  5    2    24   2      5,92    48,15  0,66    6,84    55,70   0,64    8,45    68,77   0,63  ║ 
║  5    2    25   2      5,97    44,91  0,68    6,94    52,21   0,66    8,58    64,57   0,65  ║ 
║  5    2    26   2      5,97    13,27  0,49    6,94    15,43   0,47    8,58    19,08   0,47  ║ 
║  5    2    27   2      5,97     7,17  0,38    6,94     8,34   0,37    8,58    10,31   0,37  ║ 
║  5    2    28   2      5,97     9,40  0,58    6,94    10,93   0,56    8,58    13,52   0,55  ║ 
║  5    2    29   2      5,97    19,55  0,67    6,94    22,73   0,65    8,58    28,11   0,64  ║ 
║  5    2    30   2      5,97    19,55  0,65    6,94    22,73   0,63    8,58    28,11   0,62  ║ 
║  5    2    31   2      5,97     9,40  0,57    6,94    10,93   0,55    8,58    13,52   0,55  ║ 
║  5    2    32   2      5,97     8,28  0,42    6,94     9,62   0,41    8,58    11,90   0,40  ║ 
║  5    2    33   2      5,97    13,27  0,49    6,94    15,43   0,47    8,58    19,08   0,47  ║ 
║  5    2    34   2      5,97    48,58  0,67    6,94    56,48   0,65    8,58    69,85   0,64  ║ 
║  5    2    35   2      6,04    46,55  0,71    7,07    54,47   0,70    8,76    65,16   0,69  ║ 
║  5    2    36   2      6,04    37,93  0,64    7,07    44,39   0,63    8,76    55,02   0,62  ║ 
║  5    2    37   2      6,04     5,14  0,34    7,07     6,02   0,33    8,76     7,46   0,33  ║ 
║  5    2    38   2      6,04     8,00  0,42    7,07     9,36   0,41    8,76    11,60   0,40  ║ 
║  5    2    39   2      6,04     6,53  0,37    7,07     7,64   0,36    8,76     9,47   0,36  ║ 
║  5    2    40   2      6,04     4,48  0,31    7,07     5,25   0,30    8,76     6,50   0,30  ║ 
║  5    2    41   2      6,04    38,31  0,67    7,07    44,83   0,65    8,76    55,57   0,65  ║ 
║  5    2    42   2      6,04    48,77  0,67    7,07    57,07   0,65    8,76    70,74   0,65  ║ 
║  5    2    43   2      6,15    47,44  0,85    7,27    55,70   0,84    9,05    55,70   0,83  ║ 
║  5    2    44   2      6,15     2,76  0,30    7,27     3,26   0,29    9,05     4,06   0,29  ║ 
║  5    2    45   2      6,15    49,33  0,87    7,27    56,73   0,86    9,05    56,73   0,85  ║ 
║  5    2    46   2      6,33    64,27  1,00    7,60    64,47   1,00    9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5    2    47   2      6,33     2,84  0,33    7,60     3,41   0,33    9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5    2    48   2      6,33     4,70  0,43    7,60     5,64   0,43    9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5    2    49   2      6,04     5,14  0,70    7,07     6,02   0,68    8,76     7,36   0,68  ║ 
║  5    2    50   2      6,33    63,50  1,00    7,60    63,50   1,00    9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5    2    51   2      4,97    14,98  0,55    5,69    17,14   0,53    6,61    19,91   0,49  ║ 
║  5    2    52   2      4,87    14,68  0,54    5,51    16,61   0,51    6,36    19,17   0,47  ║ 
║  5    2    53   2      5,07     1,46  0,12    5,86     1,69   0,12    6,85     1,97   0,11  ║ 
║  5    2    54   2      4,77     1,37  0,11    5,33     1,53   0,10    6,11     1,76   0,10  ║ 
║  5    2    55   2      5,85     3,16  0,31    6,72     3,63   0,30    8,27     4,47   0,29  ║ 
║  5    2    56   2      6,15     5,94  0,40    7,27     7,02   0,39    9,05     8,73   0,39  ║ 
║  5    2    57   2      6,15     2,24  0,29    7,27     2,65   0,29    9,04     3,29   0,28  ║ 
║  5    2    58   2      5,26     3,90  0,41    6,20     4,61   0,41    7,32     5,44   0,38  ║ 
║  5    2    59   2      5,26     0,12  0,03    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    60   2      5,26     0,12  0,03    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    61   2      5,26     0,12  0,04    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    62   2      5,26     9,63  0,50    6,20    11,37   0,49    7,32    13,42   0,47  ║ 
║  5    2    63   2      5,26     9,63  0,40    6,20    11,37   0,39    7,32    13,42   0,37  ║ 
║  5    2    64   2      5,26     9,63  0,40    6,20    11,37   0,39    7,32    13,42   0,37  ║ 
║  5    2    65   2      5,26     9,63  0,51    6,20    11,37   0,50    7,32    13,42   0,47  ║ 
║  5    2    66   2      5,26     0,12  0,03    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    67   2      5,26     0,12  0,03    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    68   2      5,26     0,12  0,03    6,20     0,14   0,03    7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    2    69   2      5,26     5,69  0,58    6,20     6,71   0,57    7,32     7,92   0,54  ║ 
║  5    2    70   2      5,23     4,75  0,32    6,16     5,60   0,31    7,27     6,60   0,29  ║ 
║  5    2    71   2      5,23    10,27  0,44    6,16    12,10   0,43    7,27    14,26   0,41  ║ 
║  5    2    72   2      5,23    10,27  0,43    6,16    12,10   0,42    7,27    14,26   0,40  ║ 
║  5    2    73   2      5,23     3,61  0,27    6,16     4,25   0,27    7,27     5,02   0,25  ║ 
║  5    2    74   2      5,23     4,46  0,31    6,16     5,25   0,30    7,27     6,19   0,29  ║ 
║  5    2    75   2      5,23    10,27  0,43    6,16    12,10   0,42    7,27    14,26   0,40  ║ 
║  5    2    76   2      5,23    10,27  0,43    6,16    12,10   0,42    7,27    14,26   0,39  ║ 
║  5    2    77   2      5,23     5,35  0,33    6,16     6,31   0,32    7,27     7,44   0,30  ║ 
║  5    2    78   2      5,12     4,94  0,32    5,96     5,75   0,31    6,99     6,74   0,29  ║ 
║  5    2    79   2      5,12    10,05  0,44    5,96    11,70   0,43    6,99    13,71   0,40  ║ 
║  5    2    80   2      5,12    10,05  0,54    5,96    11,70   0,52    6,99    13,71   0,49  ║ 
║  5    2    81   2      5,12     9,38  0,30    5,96    10,92   0,29    6,99    12,80   0,27  ║ 
║  5    2    82   2      5,12     6,78  0,33    5,96     7,89   0,32    6,99     9,25   0,30  ║ 
║  5    2    83   2      5,12    13,41  0,46    5,96    15,61   0,45    6,99    18,29   0,42  ║ 
║  5    2    84   2      5,12     4,36  0,28    5,96     5,08   0,27    6,99     5,95   0,26  ║ 
║  5    2    85   2      5,12    10,05  0,87    5,96    11,51   0,85    6,99    11,51   0,79  ║ 
║  5    2    86   2      5,07    29,61  0,66    5,86    34,26   0,64    6,85    40,03   0,60  ║ 
║  5    2    87   2      5,07    19,91  0,69    5,86    23,03   0,66    6,85    26,91   0,62  ║ 
║  5    2    88   2      5,07     9,94  0,48    5,86    11,51   0,46    6,85    13,44   0,43  ║ 
║  5    2    89   2      5,07    37,82  0,71    5,86    43,76   0,68    6,85    51,13   0,64  ║ 
║  5    2    90   2      5,12    15,09  0,51    5,96    17,57   0,50    6,99    20,59   0,47  ║ 
║  5    2    91   2      5,07    10,61  0,47    5,86    12,27   0,45    6,85    14,34   0,42  ║ 
║  5    2    92   2      5,07     7,99  0,43    5,86     9,24   0,41    6,85    10,80   0,39  ║ 
║  5    2    93   2      4,97    29,05  0,70    5,69    33,25   0,67    6,61    38,62   0,62  ║ 
║  5    2    94   2      4,97     2,23  0,21    5,69     2,55   0,20    6,61     2,96   0,19  ║ 
║  5    2    95   2      4,87    28,48  0,69    5,51    32,21   0,65    6,36    37,17   0,60  ║ 
║  5    2    96   2      4,87     2,19  0,21    5,51     2,47   0,20    6,36     2,85   0,18  ║ 
║  5    2    97   2      4,72     9,27  0,81    5,24    10,28   0,74    5,98    11,51   0,68  ║ 
║  5    2    98   2      4,77    27,90  0,63    5,33    31,16   0,58    6,11    35,72   0,53  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    2    99   2      4,77    18,75  0,65    5,33    20,94   0,61    6,11    24,01   0,56  ║ 
║  5    2   100   2      4,77     9,37  0,43    5,33    10,46   0,40    6,11    11,99   0,37  ║ 
║  5    2   101   2      4,77    35,04  0,63    5,33    39,13   0,59    6,11    44,86   0,54  ║ 
║  5    2   102   2      4,77     4,07  0,25    5,33     4,54   0,24    6,11     5,21   0,22  ║ 
║  5    2   103   2      6,15     6,66  0,35    7,27     7,87   0,34    9,05     9,79   0,34  ║ 
║  5    2   104   2      4,72     4,02  0,27    5,24     4,46   0,25    5,98     5,09   0,23  ║ 
║  5    2   105   2      4,72     9,27  0,40    5,24    10,28   0,37    5,98    11,74   0,34  ║ 
║  5    2   106   2      4,72     9,27  0,51    5,24    10,28   0,47    5,98    11,74   0,43  ║ 
║  5    2   107   2      4,72     8,96  0,28    5,24     9,94   0,26    5,98    11,35   0,23  ║ 
║  5    2   108   2      4,72     6,25  0,34    5,24     6,94   0,31    5,98     7,92   0,29  ║ 
║  5    2   109   2      4,72    12,36  0,44    5,24    13,71   0,41    5,98    15,66   0,37  ║ 
║  5    2   110   2      4,72     3,02  0,21    5,24     3,35   0,20    5,98     3,82   0,18  ║ 
║  5    2   111   2      4,72    12,67  0,45    5,24    14,06   0,42    5,98    16,05   0,38  ║ 
║  5    2   112   2      4,61     3,93  0,26    5,03     4,29   0,24    5,70     4,85   0,22  ║ 
║  5    2   113   2      4,61     9,05  0,39    5,03     9,88   0,35    5,70    11,18   0,32  ║ 
║  5    2   114   2      4,61     9,05  0,38    5,03     9,88   0,35    5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    2   115   2      4,61     3,42  0,25    5,03     3,74   0,23    5,70     4,23   0,21  ║ 
║  5    2   116   2      4,61     3,93  0,26    5,03     4,29   0,24    5,70     4,85   0,22  ║ 
║  5    2   117   2      4,61     9,05  0,38    5,03     9,88   0,34    5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    2   118   2      4,61     9,05  0,38    5,03     9,88   0,34    5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    2   119   2      4,61     4,72  0,29    5,03     5,15   0,26    5,70     5,83   0,24  ║ 
║  5    2   120   2      4,58     3,16  0,39    4,99     3,44   0,35    5,63     3,89   0,32  ║ 
║  5    2   121   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    2   122   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    2   123   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,02  ║ 
║  5    2   124   2      4,58     8,70  0,44    4,99     9,46   0,40    5,63    10,69   0,36  ║ 
║  5    2   125   2      4,58    10,19  0,44    4,99    11,09   0,40    5,63    12,52   0,36  ║ 
║  5    2   126   2      4,58     6,64  0,34    4,99     7,23   0,31    5,63     8,16   0,28  ║ 
║  5    2   127   2      4,58    10,19  0,48    4,99    11,09   0,43    5,63    12,52   0,39  ║ 
║  5    2   128   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,02  ║ 
║  5    2   129   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    2   130   2      4,58     0,11  0,03    4,99     0,12   0,03    5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    2   131   2      4,58     4,42  0,45    4,99     4,81   0,41    5,63     5,43   0,37  ║ 
║  5    2   132   2      4,77     9,37  0,54    5,33    10,46   0,50    6,11    11,99   0,46  ║ 
║  5    2   133   2      2,40    22,87  0,38    2,86    27,32   0,38    3,36    32,10   0,35  ║ 
║  5    3     2   2      2,40    22,87  0,38    2,86    27,32   0,38    3,36    32,10   0,35  ║ 
║  5    3     3   2      2,38    19,26  0,32    2,84    23,01   0,32    3,34    27,06   0,30  ║ 
║  5    3     4   2      2,38     1,02  0,11    2,84     1,22   0,11    3,34     1,44   0,10  ║ 
║  5    3     5   2      5,82     2,61  0,47    6,98     3,13   0,47    8,74     3,92   0,47  ║ 
║  5    3     6   2      5,86     2,89  0,50    7,04     3,47   0,50    8,80     4,34   0,50  ║ 
║  5    3     7   2      2,38     0,45  0,07    2,84     0,54   0,07    3,34     0,63   0,06  ║ 
║  5    3     8   2      2,38    21,24  0,34    2,84    25,37   0,34    3,34    29,84   0,32  ║ 
║  5    3     9   2      2,36    18,81  0,28    2,82    22,47   0,28    3,32    26,45   0,26  ║ 
║  5    3    10   2      2,36    14,11  0,31    2,82    16,86   0,31    3,32    19,84   0,29  ║ 
║  5    3    11   2      2,36     2,01  0,13    2,82     2,41   0,13    3,32     2,83   0,12  ║ 
║  5    3    12   2      2,36     2,84  0,15    2,82     3,39   0,15    3,32     4,00   0,14  ║ 
║  5    3    13   2      2,36     3,43  0,17    2,82     4,09   0,17    3,32     4,82   0,16  ║ 
║  5    3    14   2      2,36     2,01  0,12    2,82     2,41   0,12    3,32     2,83   0,12  ║ 
║  5    3    15   2      2,36    16,33  0,32    2,82    19,50   0,32    3,32    22,96   0,30  ║ 
║  5    3    16   2      2,36    17,94  0,27    2,82    21,42   0,26    3,32    25,22   0,25  ║ 
║  5    3    17   2      2,36    17,73  0,27    2,82    21,18   0,27    3,32    24,94   0,25  ║ 
║  5    3    18   2      2,36     5,24  0,19    2,82     6,26   0,19    3,32     7,37   0,18  ║ 
║  5    3    19   2      2,36     1,06  0,09    2,82     1,26   0,09    3,32     1,49   0,08  ║ 
║  5    3    20   2      2,36     2,55  0,14    2,82     3,05   0,14    3,32     3,59   0,13  ║ 
║  5    3    21   2      2,36     2,83  0,14    2,82     3,38   0,14    3,32     3,98   0,13  ║ 
║  5    3    22   2      2,36     0,74  0,06    2,82     0,89   0,06    3,32     1,05   0,06  ║ 
║  5    3    23   2      2,36     5,24  0,19    2,82     6,26   0,19    3,32     7,37   0,18  ║ 
║  5    3    24   2      2,36    19,18  0,26    2,82    22,91   0,26    3,32    26,98   0,25  ║ 
║  5    3    25   2      2,35    17,69  0,27    2,81    21,13   0,27    3,31    24,89   0,25  ║ 
║  5    3    26   2      2,35     5,23  0,19    2,81     6,24   0,19    3,31     7,36   0,18  ║ 
║  5    3    27   2      2,35     2,83  0,15    2,81     3,38   0,15    3,31     3,98   0,14  ║ 
║  5    3    28   2      2,35     3,70  0,23    2,81     4,42   0,23    3,31     5,21   0,21  ║ 
║  5    3    29   2      2,35     7,70  0,26    2,81     9,20   0,26    3,31    10,83   0,25  ║ 
║  5    3    30   2      2,35     7,70  0,26    2,81     9,20   0,26    3,31    10,83   0,24  ║ 
║  5    3    31   2      2,35     3,70  0,23    2,81     4,42   0,22    3,31     5,21   0,21  ║ 
║  5    3    32   2      2,35     3,26  0,17    2,81     3,89   0,17    3,31     4,59   0,16  ║ 
║  5    3    33   2      2,35     5,23  0,19    2,81     6,24   0,19    3,31     7,36   0,18  ║ 
║  5    3    34   2      2,35    19,14  0,26    2,81    22,86   0,26    3,31    26,92   0,25  ║ 
║  5    3    35   2      2,34    18,07  0,28    2,80    21,58   0,28    3,30    25,43   0,26  ║ 
║  5    3    36   2      2,34    14,72  0,25    2,80    17,58   0,25    3,30    20,72   0,23  ║ 
║  5    3    37   2      2,34     2,00  0,13    2,80     2,38   0,13    3,30     2,81   0,12  ║ 
║  5    3    38   2      2,34     3,10  0,16    2,80     3,71   0,16    3,30     4,37   0,15  ║ 
║  5    3    39   2      2,34     2,54  0,14    2,80     3,03   0,14    3,30     3,57   0,13  ║ 
║  5    3    40   2      2,34     1,74  0,12    2,80     2,08   0,12    3,30     2,45   0,11  ║ 
║  5    3    41   2      2,34    14,87  0,26    2,80    17,76   0,26    3,30    20,93   0,24  ║ 
║  5    3    42   2      2,34    18,93  0,26    2,80    22,61   0,26    3,30    26,64   0,24  ║ 
║  5    3    43   2      2,33    17,97  0,32    2,78    21,46   0,32    3,28    25,31   0,30  ║ 
║  5    3    44   2      2,33     1,05  0,11    2,78     1,25   0,11    3,28     1,47   0,11  ║ 
║  5    3    45   2      2,33    18,68  0,33    2,78    22,31   0,33    3,28    26,32   0,31  ║ 
║  5    3    46   2      2,31    23,45  0,36    2,76    28,01   0,36    3,26    33,07   0,34  ║ 
║  5    3    47   2      2,31     1,04  0,12    2,76     1,24   0,12    3,26     1,46   0,11  ║ 
║  5    3    48   2      2,31     1,72  0,16    2,76     2,05   0,16    3,26     2,42   0,15  ║ 
║  5    3    49   2      2,34     2,00  0,27    2,80     2,38   0,27    3,30     2,81   0,25  ║ 
║  5    3    50   2      2,31    23,17  0,36    2,76    27,67   0,36    3,26    32,67   0,34  ║ 
║  5    3    51   2      5,84    17,58  0,65    7,00    21,10   0,65    8,76    26,40   0,65  ║ 
║  5    3    52   2      5,85    17,62  0,65    7,02    21,14   0,65    8,77    26,44   0,65  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    3    53   2      5,83     1,68  0,14    6,99     2,01   0,14    8,75     2,52   0,14  ║ 
║  5    3    54   2      5,86     1,69  0,14    7,03     2,02   0,14    8,79     2,53   0,14  ║ 
║  5    3    55   2      2,36     1,28  0,12    2,82     1,53   0,12    3,32     1,80   0,12  ║ 
║  5    3    56   2      2,33     2,25  0,15    2,78     2,69   0,15    3,28     3,17   0,14  ║ 
║  5    3    57   2      2,33     0,85  0,11    2,78     1,01   0,11    3,28     1,20   0,10  ║ 
║  5    3    58   2      5,81     4,31  0,46    6,97     5,17   0,46    8,72     6,48   0,46  ║ 
║  5    3    59   2      5,81     0,13  0,04    6,97     0,16   0,04    8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    3    60   2      5,81     0,13  0,03    6,97     0,16   0,03    8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    3    61   2      5,81     0,13  0,04    6,97     0,16   0,04    8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    3    62   2      5,81    10,64  0,55    6,97    12,76   0,55    8,72    15,98   0,55  ║ 
║  5    3    63   2      5,81    10,64  0,44    6,97    12,76   0,44    8,72    15,98   0,44  ║ 
║  5    3    64   2      5,81    10,64  0,44    6,97    12,76   0,44    8,72    15,98   0,44  ║ 
║  5    3    65   2      5,81    10,64  0,56    6,97    12,76   0,56    8,72    15,98   0,56  ║ 
║  5    3    66   2      5,81     0,13  0,04    6,97     0,16   0,04    8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    3    67   2      5,81     0,13  0,03    6,97     0,16   0,03    8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    3    68   2      5,81     0,13  0,03    6,97     0,16   0,03    8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    3    69   2      5,81     6,28  0,64    6,97     7,54   0,64    8,72     9,44   0,64  ║ 
║  5    3    70   2      5,81     5,27  0,35    6,97     6,33   0,35    8,73     7,92   0,35  ║ 
║  5    3    71   2      5,81    11,40  0,49    6,97    13,67   0,49    8,73    17,12   0,49  ║ 
║  5    3    72   2      5,81    11,40  0,48    6,97    13,67   0,48    8,73    17,12   0,48  ║ 
║  5    3    73   2      5,81     4,01  0,30    6,97     4,81   0,30    8,73     6,02   0,30  ║ 
║  5    3    74   2      5,81     4,95  0,34    6,97     5,94   0,34    8,73     7,43   0,34  ║ 
║  5    3    75   2      5,81    11,40  0,48    6,97    13,67   0,48    8,73    17,12   0,48  ║ 
║  5    3    76   2      5,81    11,40  0,47    6,97    13,67   0,47    8,73    17,12   0,47  ║ 
║  5    3    77   2      5,81     5,94  0,36    6,97     7,13   0,36    8,73     8,93   0,36  ║ 
║  5    3    78   2      5,82     5,62  0,36    6,98     6,74   0,36    8,74     8,44   0,36  ║ 
║  5    3    79   2      5,82    11,42  0,50    6,98    13,70   0,50    8,74    17,15   0,50  ║ 
║  5    3    80   2      5,82    11,42  0,61    6,98    13,70   0,61    8,74    17,15   0,61  ║ 
║  5    3    81   2      5,82    10,66  0,34    6,98    12,80   0,34    8,74    16,02   0,34  ║ 
║  5    3    82   2      5,82     7,71  0,37    6,98     9,25   0,37    8,74    11,58   0,37  ║ 
║  5    3    83   2      5,82    15,24  0,52    6,98    18,28   0,52    8,74    22,89   0,52  ║ 
║  5    3    84   2      5,82     4,96  0,32    6,98     5,95   0,32    8,74     7,44   0,32  ║ 
║  5    3    85   2      5,82    11,42  0,99    6,98    11,51   0,99    8,74    11,51   0,99  ║ 
║  5    3    86   2      5,83    34,04  0,76    6,99    40,85   0,76    8,75    44,75   0,76  ║ 
║  5    3    87   2      5,83    22,88  0,79    6,99    27,46   0,79    8,75    28,90   0,79  ║ 
║  5    3    88   2      5,83    11,43  0,55    6,99    13,72   0,55    8,75    17,17   0,55  ║ 
║  5    3    89   2      5,83    43,47  0,82    6,99    52,17   0,82    8,75    53,33   0,82  ║ 
║  5    3    90   2      5,82    17,15  0,58    6,98    20,58   0,58    8,74    25,76   0,58  ║ 
║  5    3    91   2      5,83    12,19  0,54    6,99    14,63   0,54    8,75    18,31   0,54  ║ 
║  5    3    92   2      5,83     9,18  0,49    6,99    11,02   0,49    8,75    13,78   0,50  ║ 
║  5    3    93   2      5,84    34,11  0,83    7,00    40,92   0,83    8,76    41,25   0,83  ║ 
║  5    3    94   2      5,84     2,62  0,25    7,00     3,14   0,25    8,76     3,93   0,25  ║ 
║  5    3    95   2      5,85    34,17  0,82    7,02    41,00   0,82    8,77    41,55   0,82  ║ 
║  5    3    96   2      5,85     2,62  0,25    7,02     3,15   0,25    8,77     3,94   0,25  ║ 
║  5    3    97   2      5,86    11,51  1,00    7,04    11,51   1,00    8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5    3    98   2      5,86    34,23  0,77    7,03    41,08   0,77    8,79    44,59   0,77  ║ 
║  5    3    99   2      5,86    23,01  0,80    7,03    27,61   0,80    8,79    28,64   0,80  ║ 
║  5    3   100   2      5,86    11,49  0,53    7,03    13,79   0,53    8,79    17,25   0,53  ║ 
║  5    3   101   2      5,86    42,99  0,77    7,03    51,59   0,77    8,79    55,70   0,77  ║ 
║  5    3   102   2      5,86     4,99  0,31    7,03     5,99   0,31    8,79     7,48   0,31  ║ 
║  5    3   103   2      2,33     2,52  0,13    2,78     3,01   0,13    3,28     3,55   0,12  ║ 
║  5    3   104   2      5,86     4,99  0,33    7,04     5,99   0,33    8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5    3   105   2      5,86    11,51  0,50    7,04    13,81   0,50    8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5    3   106   2      5,86    11,51  0,63    7,04    13,81   0,63    8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5    3   107   2      5,86    11,12  0,34    7,04    13,35   0,34    8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5    3   108   2      5,86     7,77  0,42    7,04     9,32   0,42    8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5    3   109   2      5,86    15,35  0,55    7,04    18,42   0,55    8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5    3   110   2      5,86     3,74  0,27    7,04     4,49   0,27    8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5    3   111   2      5,86    15,74  0,56    7,04    18,89   0,56    8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5    3   112   2      5,88     5,00  0,33    7,05     6,01   0,33    8,81     7,50   0,33  ║ 
║  5    3   113   2      5,88    11,53  0,49    7,05    13,84   0,49    8,81    17,29   0,49  ║ 
║  5    3   114   2      5,88    11,53  0,48    7,05    13,84   0,48    8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    3   115   2      5,88     4,36  0,32    7,05     5,24   0,32    8,81     6,54   0,32  ║ 
║  5    3   116   2      5,88     5,00  0,33    7,05     6,01   0,33    8,81     7,50   0,33  ║ 
║  5    3   117   2      5,88    11,53  0,48    7,05    13,84   0,48    8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    3   118   2      5,88    11,53  0,48    7,05    13,84   0,48    8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    3   119   2      5,88     6,01  0,37    7,05     7,21   0,37    8,81     9,01   0,37  ║ 
║  5    3   120   2      5,88     4,06  0,50    7,05     4,87   0,50    8,81     6,08   0,50  ║ 
║  5    3   121   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   122   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   123   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   124   2      5,88    11,15  0,57    7,05    13,38   0,57    8,81    16,72   0,57  ║ 
║  5    3   125   2      5,88    13,07  0,56    7,05    15,69   0,56    8,81    19,60   0,56  ║ 
║  5    3   126   2      5,88     8,52  0,44    7,05    10,22   0,44    8,81    12,77   0,44  ║ 
║  5    3   127   2      5,88    13,07  0,62    7,05    15,69   0,62    8,81    19,60   0,62  ║ 
║  5    3   128   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   129   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   130   2      5,88     0,14  0,04    7,05     0,16   0,04    8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    3   131   2      5,88     5,67  0,57    7,05     6,81   0,57    8,81     8,51   0,57  ║ 
║  5    3   132   2      5,86    11,49  0,66    7,03    13,79   0,66    8,79    17,25   0,66  ║ 
║  5    3   133   2      0,22     2,06  0,03    0,26     2,49   0,03    0,31     3,00   0,03  ║ 
║  5    4     2   2      0,22     2,06  0,03    0,26     2,49   0,03    0,31     3,00   0,03  ║ 
║  5    4     3   2      0,12     0,96  0,02    0,14     1,16   0,02    0,17     1,40   0,02  ║ 
║  5    4     4   2      0,12     0,05  0,01    0,14     0,06   0,01    0,17     0,07   0,01  ║ 
║  5    4     5   2      5,65     2,53  0,46    6,77     3,04   0,46    8,48     3,80   0,46  ║ 
║  5    4     6   2      5,86     2,89  0,50    7,04     3,47   0,50    8,80     4,34   0,50  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    4     7   2      0,12     0,02  0,00    0,14     0,03   0,00    0,17     0,03   0,00  ║ 
║  5    4     8   2      0,12     1,06  0,02    0,14     1,28   0,02    0,17     1,54   0,02  ║ 
║  5    4     9   2      0,06     0,44  0,01    0,07     0,54   0,01    0,08     0,65   0,01  ║ 
║  5    4    10   2      0,06     0,33  0,01    0,07     0,40   0,01    0,08     0,48   0,01  ║ 
║  5    4    11   2      0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    12   2      0,06     0,07  0,00    0,07     0,08   0,00    0,08     0,10   0,00  ║ 
║  5    4    13   2      0,06     0,08  0,00    0,07     0,10   0,00    0,08     0,12   0,00  ║ 
║  5    4    14   2      0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    15   2      0,06     0,39  0,01    0,07     0,47   0,01    0,08     0,56   0,01  ║ 
║  5    4    16   2      0,06     0,42  0,01    0,07     0,51   0,01    0,08     0,62   0,01  ║ 
║  5    4    17   2      0,02     0,14  0,00    0,02     0,16   0,00    0,03     0,20   0,00  ║ 
║  5    4    18   2      0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    19   2      0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    20   2      0,02     0,02  0,00    0,02     0,02   0,00    0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    21   2      0,02     0,02  0,00    0,02     0,03   0,00    0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    22   2      0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    23   2      0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    24   2      0,02     0,15  0,00    0,02     0,18   0,00    0,03     0,21   0,00  ║ 
║  5    4    25   2     -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,02     0,12   0,00  ║ 
║  5    4    26   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    27   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    28   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    29   2     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,02     0,05   0,00  ║ 
║  5    4    30   2     -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,02     0,05   0,00  ║ 
║  5    4    31   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    32   2     -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    33   2     -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    34   2     -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,02     0,13   0,00  ║ 
║  5    4    35   2     -0,05     0,37  0,01   -0,06     0,45   0,01   -0,07     0,54   0,01  ║ 
║  5    4    36   2     -0,05     0,31  0,01   -0,06     0,37   0,01   -0,07     0,44   0,01  ║ 
║  5    4    37   2     -0,05     0,04  0,00   -0,06     0,05   0,00   -0,07     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    38   2     -0,05     0,06  0,00   -0,06     0,08   0,00   -0,07     0,09   0,00  ║ 
║  5    4    39   2     -0,05     0,05  0,00   -0,06     0,06   0,00   -0,07     0,08   0,00  ║ 
║  5    4    40   2     -0,05     0,04  0,00   -0,06     0,04   0,00   -0,07     0,05   0,00  ║ 
║  5    4    41   2     -0,05     0,31  0,01   -0,06     0,37   0,01   -0,07     0,45   0,01  ║ 
║  5    4    42   2     -0,05     0,39  0,01   -0,06     0,47   0,01   -0,07     0,57   0,01  ║ 
║  5    4    43   2     -0,11     0,86  0,02   -0,13     1,04   0,02   -0,16     1,25   0,01  ║ 
║  5    4    44   2     -0,11     0,05  0,01   -0,13     0,06   0,01   -0,16     0,07   0,01  ║ 
║  5    4    45   2     -0,11     0,89  0,02   -0,13     1,08   0,02   -0,16     1,30   0,02  ║ 
║  5    4    46   2     -0,21     2,12  0,03   -0,25     2,56   0,03   -0,30     3,08   0,03  ║ 
║  5    4    47   2     -0,21     0,09  0,01   -0,25     0,11   0,01   -0,30     0,14   0,01  ║ 
║  5    4    48   2     -0,21     0,16  0,01   -0,25     0,19   0,01   -0,30     0,23   0,01  ║ 
║  5    4    49   2     -0,05     0,04  0,01   -0,06     0,05   0,01   -0,07     0,06   0,01  ║ 
║  5    4    50   2     -0,21     2,09  0,03   -0,25     2,53   0,03   -0,30     3,04   0,03  ║ 
║  5    4    51   2      5,73    17,26  0,64    6,87    20,71   0,64    8,60    25,91   0,64  ║ 
║  5    4    52   2      5,78    17,42  0,64    6,94    20,90   0,64    8,68    26,14   0,64  ║ 
║  5    4    53   2      5,68     1,63  0,14    6,81     1,96   0,14    8,52     2,45   0,14  ║ 
║  5    4    54   2      5,84     1,68  0,14    7,00     2,01   0,14    8,75     2,52   0,14  ║ 
║  5    4    55   2      0,06     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,08     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    56   2     -0,11     0,11  0,01   -0,13     0,13   0,01   -0,16     0,16   0,01  ║ 
║  5    4    57   2     -0,11     0,04  0,01   -0,13     0,05   0,01   -0,16     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    58   2      5,57     4,14  0,44    6,69     4,97   0,44    8,37     6,22   0,44  ║ 
║  5    4    59   2      5,57     0,13  0,04    6,69     0,16   0,04    8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5    4    60   2      5,57     0,13  0,03    6,69     0,16   0,03    8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5    4    61   2      5,57     0,13  0,04    6,69     0,16   0,04    8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5    4    62   2      5,57    10,21  0,53    6,69    12,25   0,53    8,37    15,35   0,53  ║ 
║  5    4    63   2      5,57    10,21  0,42    6,69    12,25   0,42    8,37    15,35   0,42  ║ 
║  5    4    64   2      5,57    10,21  0,42    6,69    12,25   0,42    8,37    15,35   0,42  ║ 
║  5    4    65   2      5,57    10,21  0,54    6,69    12,25   0,54    8,37    15,35   0,54  ║ 
║  5    4    66   2      5,57     0,13  0,04    6,69     0,16   0,04    8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5    4    67   2      5,57     0,13  0,03    6,69     0,16   0,03    8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5    4    68   2      5,57     0,13  0,03    6,69     0,16   0,03    8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5    4    69   2      5,57     6,03  0,61    6,69     7,23   0,61    8,37     9,06   0,61  ║ 
║  5    4    70   2      5,59     5,07  0,34    6,70     6,08   0,34    8,39     7,62   0,34  ║ 
║  5    4    71   2      5,59    10,96  0,47    6,70    13,15   0,47    8,39    16,47   0,47  ║ 
║  5    4    72   2      5,59    10,96  0,46    6,70    13,15   0,46    8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5    4    73   2      5,59     3,85  0,29    6,70     4,62   0,29    8,39     5,79   0,29  ║ 
║  5    4    74   2      5,59     4,76  0,33    6,70     5,71   0,33    8,39     7,15   0,33  ║ 
║  5    4    75   2      5,59    10,96  0,46    6,70    13,15   0,46    8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5    4    76   2      5,59    10,96  0,45    6,70    13,15   0,45    8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5    4    77   2      5,59     5,71  0,35    6,70     6,86   0,35    8,39     8,58   0,35  ║ 
║  5    4    78   2      5,65     5,45  0,35    6,77     6,54   0,35    8,48     8,18   0,35  ║ 
║  5    4    79   2      5,65    11,08  0,49    6,77    13,29   0,49    8,48    16,64   0,49  ║ 
║  5    4    80   2      5,65    11,08  0,60    6,77    13,29   0,60    8,48    16,64   0,60  ║ 
║  5    4    81   2      5,65    10,35  0,33    6,77    12,41   0,33    8,48    15,54   0,33  ║ 
║  5    4    82   2      5,65     7,48  0,36    6,77     8,97   0,36    8,48    11,23   0,36  ║ 
║  5    4    83   2      5,65    14,78  0,51    6,77    17,74   0,51    8,48    22,20   0,51  ║ 
║  5    4    84   2      5,65     4,81  0,31    6,77     5,77   0,31    8,48     7,22   0,31  ║ 
║  5    4    85   2      5,65    11,08  0,96    6,77    11,51   0,96    8,48    11,51   0,96  ║ 
║  5    4    86   2      5,68    33,17  0,74    6,81    39,79   0,74    8,52    44,75   0,74  ║ 
║  5    4    87   2      5,68    22,29  0,77    6,81    26,75   0,77    8,52    28,90   0,77  ║ 
║  5    4    88   2      5,68    11,14  0,54    6,81    13,36   0,54    8,52    16,72   0,54  ║ 
║  5    4    89   2      5,68    42,36  0,79    6,81    50,82   0,79    8,52    53,33   0,80  ║ 
║  5    4    90   2      5,65    16,64  0,57    6,77    19,97   0,57    8,48    24,99   0,57  ║ 
║  5    4    91   2      5,68    11,88  0,52    6,81    14,25   0,52    8,52    17,84   0,52  ║ 
║  5    4    92   2      5,68     8,94  0,48    6,81    10,73   0,48    8,52    13,43   0,48  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    4    93   2      5,73    33,47  0,81    6,87    40,16   0,81    8,60    41,25   0,81  ║ 
║  5    4    94   2      5,73     2,57  0,24    6,87     3,08   0,24    8,60     3,86   0,24  ║ 
║  5    4    95   2      5,78    33,78  0,81    6,94    40,54   0,81    8,68    41,55   0,81  ║ 
║  5    4    96   2      5,78     2,59  0,25    6,94     3,11   0,25    8,68     3,89   0,25  ║ 
║  5    4    97   2      5,86    11,51  1,00    7,04    11,51   1,00    8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5    4    98   2      5,84    34,10  0,76    7,00    40,92   0,76    8,75    44,59   0,76  ║ 
║  5    4    99   2      5,84    22,92  0,80    7,00    27,50   0,80    8,75    28,64   0,80  ║ 
║  5    4   100   2      5,84    11,45  0,53    7,00    13,74   0,53    8,75    17,18   0,53  ║ 
║  5    4   101   2      5,84    42,83  0,77    7,00    51,39   0,77    8,75    55,70   0,77  ║ 
║  5    4   102   2      5,84     4,97  0,31    7,00     5,96   0,31    8,75     7,46   0,31  ║ 
║  5    4   103   2     -0,11     0,12  0,01   -0,13     0,15   0,01   -0,16     0,18   0,01  ║ 
║  5    4   104   2      5,86     4,99  0,33    7,04     5,99   0,33    8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5    4   105   2      5,86    11,51  0,50    7,04    13,81   0,50    8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5    4   106   2      5,86    11,51  0,63    7,04    13,81   0,63    8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5    4   107   2      5,86    11,12  0,34    7,04    13,35   0,34    8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5    4   108   2      5,86     7,77  0,42    7,04     9,32   0,42    8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5    4   109   2      5,86    15,35  0,55    7,04    18,42   0,55    8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5    4   110   2      5,86     3,74  0,27    7,04     4,49   0,27    8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5    4   111   2      5,86    15,74  0,56    7,04    18,89   0,56    8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5    4   112   2      5,92     5,05  0,34    7,11     6,06   0,34    8,88     7,57   0,34  ║ 
║  5    4   113   2      5,92    11,63  0,50    7,11    13,95   0,50    8,88    17,43   0,50  ║ 
║  5    4   114   2      5,92    11,63  0,49    7,11    13,95   0,49    8,88    17,43   0,49  ║ 
║  5    4   115   2      5,92     4,40  0,33    7,11     5,28   0,33    8,88     6,60   0,33  ║ 
║  5    4   116   2      5,92     5,05  0,34    7,11     6,06   0,34    8,88     7,57   0,34  ║ 
║  5    4   117   2      5,92    11,63  0,48    7,11    13,95   0,48    8,88    17,43   0,48  ║ 
║  5    4   118   2      5,92    11,63  0,48    7,11    13,95   0,48    8,88    17,43   0,48  ║ 
║  5    4   119   2      5,92     6,06  0,37    7,11     7,27   0,37    8,88     9,09   0,37  ║ 
║  5    4   120   2      5,94     4,10  0,50    7,13     4,92   0,50    8,91     6,14   0,50  ║ 
║  5    4   121   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   122   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   123   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   124   2      5,94    11,27  0,57    7,13    13,52   0,57    8,91    16,90   0,57  ║ 
║  5    4   125   2      5,94    13,21  0,56    7,13    15,85   0,56    8,91    19,80   0,56  ║ 
║  5    4   126   2      5,94     8,61  0,44    7,13    10,33   0,44    8,91    12,91   0,44  ║ 
║  5    4   127   2      5,94    13,21  0,62    7,13    15,85   0,62    8,91    19,80   0,62  ║ 
║  5    4   128   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   129   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   130   2      5,94     0,14  0,04    7,13     0,17   0,04    8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5    4   131   2      5,94     5,73  0,58    7,13     6,88   0,58    8,91     8,59   0,58  ║ 
║  5    4   132   2      5,84    11,45  0,65    7,00    13,74   0,65    8,75    17,18   0,65  ║ 
║  5    4   133   2     -1,90    18,14  0,30   -2,27    21,63   0,30   -2,67    25,52   0,28  ║ 
║  5    5     2   2     -1,90    18,14  0,30   -2,27    21,63   0,30   -2,67    25,52   0,28  ║ 
║  5    5     3   2     -2,07    16,80  0,28   -2,48    20,06   0,28   -2,93    23,75   0,27  ║ 
║  5    5     4   2     -2,07     0,89  0,09   -2,48     1,07   0,09   -2,93     1,26   0,09  ║ 
║  5    5     5   2      5,48     2,46  0,44    6,57     2,95   0,44    8,22     3,69   0,45  ║ 
║  5    5     6   2      5,86     2,89  0,50    7,04     3,47   0,50    8,80     4,34   0,50  ║ 
║  5    5     7   2     -2,07     0,39  0,06   -2,48     0,47   0,06   -2,93     0,56   0,06  ║ 
║  5    5     8   2     -2,07    18,53  0,29   -2,48    22,12   0,29   -2,93    26,19   0,28  ║ 
║  5    5     9   2     -2,19    17,38  0,26   -2,61    20,76   0,26   -3,10    24,64   0,24  ║ 
║  5    5    10   2     -2,19    13,04  0,29   -2,61    15,58   0,28   -3,10    18,49   0,27  ║ 
║  5    5    11   2     -2,19     1,86  0,12   -2,61     2,22   0,12   -3,10     2,64   0,11  ║ 
║  5    5    12   2     -2,19     2,63  0,14   -2,61     3,14   0,14   -3,10     3,72   0,13  ║ 
║  5    5    13   2     -2,19     3,17  0,16   -2,61     3,78   0,16   -3,10     4,49   0,15  ║ 
║  5    5    14   2     -2,19     1,86  0,12   -2,61     2,22   0,11   -3,10     2,64   0,11  ║ 
║  5    5    15   2     -2,19    15,09  0,30   -2,61    18,02   0,30   -3,10    21,39   0,28  ║ 
║  5    5    16   2     -2,19    16,58  0,25   -2,61    19,80   0,24   -3,10    23,49   0,23  ║ 
║  5    5    17   2     -2,25    16,95  0,26   -2,69    20,25   0,25   -3,20    24,05   0,24  ║ 
║  5    5    18   2     -2,25     5,01  0,18   -2,69     5,98   0,18   -3,20     7,11   0,17  ║ 
║  5    5    19   2     -2,25     1,01  0,08   -2,69     1,21   0,08   -3,20     1,43   0,08  ║ 
║  5    5    20   2     -2,25     2,44  0,13   -2,69     2,91   0,13   -3,20     3,46   0,12  ║ 
║  5    5    21   2     -2,25     2,71  0,14   -2,69     3,23   0,14   -3,20     3,84   0,13  ║ 
║  5    5    22   2     -2,25     0,71  0,06   -2,69     0,85   0,06   -3,20     1,01   0,06  ║ 
║  5    5    23   2     -2,25     5,01  0,18   -2,69     5,98   0,18   -3,20     7,11   0,17  ║ 
║  5    5    24   2     -2,25    18,33  0,25   -2,69    21,91   0,25   -3,20    26,02   0,24  ║ 
║  5    5    25   2     -2,30    17,33  0,26   -2,75    20,71   0,26   -3,27    24,62   0,25  ║ 
║  5    5    26   2     -2,30     5,12  0,19   -2,75     6,12   0,19   -3,27     7,28   0,18  ║ 
║  5    5    27   2     -2,30     2,77  0,15   -2,75     3,31   0,15   -3,27     3,93   0,14  ║ 
║  5    5    28   2     -2,30     3,63  0,22   -2,75     4,34   0,22   -3,27     5,16   0,21  ║ 
║  5    5    29   2     -2,30     7,54  0,26   -2,75     9,02   0,26   -3,27    10,72   0,24  ║ 
║  5    5    30   2     -2,30     7,54  0,25   -2,75     9,02   0,25   -3,27    10,72   0,24  ║ 
║  5    5    31   2     -2,30     3,63  0,22   -2,75     4,34   0,22   -3,27     5,16   0,21  ║ 
║  5    5    32   2     -2,30     3,19  0,16   -2,75     3,82   0,16   -3,27     4,54   0,15  ║ 
║  5    5    33   2     -2,30     5,12  0,19   -2,75     6,12   0,19   -3,27     7,28   0,18  ║ 
║  5    5    34   2     -2,30    18,75  0,26   -2,75    22,40   0,26   -3,27    26,63   0,25  ║ 
║  5    5    35   2     -2,37    18,28  0,28   -2,83    21,85   0,28   -3,37    26,00   0,27  ║ 
║  5    5    36   2     -2,37    14,89  0,25   -2,83    17,81   0,25   -3,37    21,19   0,24  ║ 
║  5    5    37   2     -2,37     2,02  0,13   -2,83     2,41   0,13   -3,37     2,87   0,13  ║ 
║  5    5    38   2     -2,37     3,14  0,16   -2,83     3,75   0,16   -3,37     4,47   0,16  ║ 
║  5    5    39   2     -2,37     2,56  0,15   -2,83     3,07   0,14   -3,37     3,65   0,14  ║ 
║  5    5    40   2     -2,37     1,76  0,12   -2,83     2,10   0,12   -3,37     2,50   0,12  ║ 
║  5    5    41   2     -2,37    15,04  0,26   -2,83    17,98   0,26   -3,37    21,40   0,25  ║ 
║  5    5    42   2     -2,37    19,15  0,26   -2,83    22,89   0,26   -3,37    27,24   0,25  ║ 
║  5    5    43   2     -2,48    19,13  0,34   -2,97    22,88   0,34   -3,54    27,27   0,33  ║ 
║  5    5    44   2     -2,48     1,11  0,12   -2,97     1,33   0,12   -3,54     1,59   0,11  ║ 
║  5    5    45   2     -2,48    19,90  0,35   -2,97    23,80   0,35   -3,54    28,36   0,33  ║ 
║  5    5    46   2     -2,66    26,94  0,42   -3,18    32,25   0,42   -3,79    38,50   0,40  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    5    47   2     -2,66     1,19  0,14   -3,18     1,43   0,14   -3,79     1,70   0,13  ║ 
║  5    5    48   2     -2,66     1,97  0,18   -3,18     2,36   0,18   -3,79     2,82   0,17  ║ 
║  5    5    49   2     -2,37     2,02  0,27   -2,83     2,41   0,27   -3,37     2,87   0,26  ║ 
║  5    5    50   2     -2,66    26,62  0,42   -3,18    31,86   0,42   -3,79    38,04   0,40  ║ 
║  5    5    51   2      5,62    16,94  0,62    6,75    20,32   0,62    8,44    25,42   0,62  ║ 
║  5    5    52   2      5,72    17,23  0,64    6,86    20,67   0,64    8,58    25,85   0,64  ║ 
║  5    5    53   2      5,53     1,59  0,13    6,63     1,91   0,13    8,30     2,39   0,13  ║ 
║  5    5    54   2      5,81     1,67  0,14    6,98     2,01   0,14    8,72     2,51   0,14  ║ 
║  5    5    55   2     -2,19     1,18  0,12   -2,61     1,41   0,11   -3,10     1,67   0,11  ║ 
║  5    5    56   2     -2,48     2,40  0,16   -2,97     2,86   0,16   -3,54     3,41   0,15  ║ 
║  5    5    57   2     -2,48     0,90  0,12   -2,96     1,08   0,12   -3,53     1,29   0,11  ║ 
║  5    5    58   2      5,35     3,97  0,42    6,42     4,76   0,42    8,03     5,97   0,42  ║ 
║  5    5    59   2      5,35     0,12  0,03    6,42     0,15   0,03    8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5    5    60   2      5,35     0,12  0,03    6,42     0,15   0,03    8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5    5    61   2      5,35     0,12  0,04    6,42     0,15   0,04    8,03     0,19   0,04  ║ 
║  5    5    62   2      5,35     9,80  0,51    6,42    11,76   0,51    8,03    14,72   0,51  ║ 
║  5    5    63   2      5,35     9,80  0,41    6,42    11,76   0,40    8,03    14,72   0,41  ║ 
║  5    5    64   2      5,35     9,80  0,41    6,42    11,76   0,41    8,03    14,72   0,41  ║ 
║  5    5    65   2      5,35     9,80  0,51    6,42    11,76   0,51    8,03    14,72   0,52  ║ 
║  5    5    66   2      5,35     0,12  0,03    6,42     0,15   0,03    8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5    5    67   2      5,35     0,12  0,03    6,42     0,15   0,03    8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5    5    68   2      5,35     0,12  0,03    6,42     0,15   0,03    8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5    5    69   2      5,35     5,79  0,59    6,42     6,94   0,59    8,03     8,69   0,59  ║ 
║  5    5    70   2      5,37     4,88  0,33    6,44     5,85   0,33    8,06     7,32   0,33  ║ 
║  5    5    71   2      5,37    10,54  0,45    6,44    12,64   0,45    8,06    15,82   0,45  ║ 
║  5    5    72   2      5,37    10,54  0,44    6,44    12,64   0,44    8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5    5    73   2      5,37     3,71  0,28    6,44     4,44   0,28    8,06     5,56   0,28  ║ 
║  5    5    74   2      5,37     4,57  0,32    6,44     5,49   0,32    8,06     6,87   0,32  ║ 
║  5    5    75   2      5,37    10,54  0,44    6,44    12,64   0,44    8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5    5    76   2      5,37    10,54  0,44    6,44    12,64   0,44    8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5    5    77   2      5,37     5,49  0,34    6,44     6,59   0,34    8,06     8,25   0,34  ║ 
║  5    5    78   2      5,48     5,29  0,34    6,57     6,34   0,34    8,22     7,94   0,34  ║ 
║  5    5    79   2      5,48    10,75  0,47    6,57    12,90   0,47    8,22    16,14   0,47  ║ 
║  5    5    80   2      5,48    10,75  0,58    6,57    12,90   0,58    8,22    16,14   0,58  ║ 
║  5    5    81   2      5,48    10,04  0,32    6,57    12,04   0,32    8,22    15,07   0,32  ║ 
║  5    5    82   2      5,48     7,26  0,35    6,57     8,70   0,35    8,22    10,89   0,35  ║ 
║  5    5    83   2      5,48    14,34  0,49    6,57    17,21   0,49    8,22    21,53   0,49  ║ 
║  5    5    84   2      5,48     4,67  0,30    6,57     5,60   0,30    8,22     7,00   0,30  ║ 
║  5    5    85   2      5,48    10,75  0,93    6,57    11,51   0,93    8,22    11,51   0,94  ║ 
║  5    5    86   2      5,53    32,32  0,72    6,63    38,77   0,72    8,30    44,75   0,72  ║ 
║  5    5    87   2      5,53    21,72  0,75    6,63    26,06   0,75    8,30    28,90   0,75  ║ 
║  5    5    88   2      5,53    10,85  0,52    6,63    13,02   0,52    8,30    16,29   0,52  ║ 
║  5    5    89   2      5,53    41,27  0,77    6,63    49,50   0,77    8,30    53,33   0,77  ║ 
║  5    5    90   2      5,48    16,15  0,55    6,57    19,37   0,55    8,22    24,24   0,55  ║ 
║  5    5    91   2      5,53    11,57  0,51    6,63    13,88   0,51    8,30    17,37   0,51  ║ 
║  5    5    92   2      5,53     8,71  0,47    6,63    10,45   0,47    8,30    13,08   0,47  ║ 
║  5    5    93   2      5,62    32,86  0,80    6,75    39,42   0,80    8,44    41,25   0,80  ║ 
║  5    5    94   2      5,62     2,52  0,24    6,75     3,03   0,24    8,44     3,79   0,24  ║ 
║  5    5    95   2      5,72    33,41  0,80    6,86    40,09   0,80    8,58    41,55   0,80  ║ 
║  5    5    96   2      5,72     2,56  0,24    6,86     3,08   0,24    8,58     3,85   0,24  ║ 
║  5    5    97   2      5,86    11,51  1,00    7,04    11,51   1,00    8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5    5    98   2      5,81    33,97  0,76    6,98    40,76   0,76    8,72    44,59   0,76  ║ 
║  5    5    99   2      5,81    22,83  0,80    6,98    27,40   0,80    8,72    28,64   0,80  ║ 
║  5    5   100   2      5,81    11,41  0,53    6,98    13,69   0,53    8,72    17,11   0,53  ║ 
║  5    5   101   2      5,81    42,66  0,77    6,98    51,19   0,77    8,72    55,70   0,77  ║ 
║  5    5   102   2      5,81     4,95  0,31    6,98     5,94   0,31    8,72     7,43   0,31  ║ 
║  5    5   103   2     -2,48     2,69  0,14   -2,97     3,21   0,14   -3,54     3,83   0,13  ║ 
║  5    5   104   2      5,86     4,99  0,33    7,04     5,99   0,33    8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5    5   105   2      5,86    11,51  0,50    7,04    13,81   0,50    8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5    5   106   2      5,86    11,51  0,63    7,04    13,81   0,63    8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5    5   107   2      5,86    11,12  0,34    7,04    13,35   0,34    8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5    5   108   2      5,86     7,77  0,42    7,04     9,32   0,42    8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5    5   109   2      5,86    15,35  0,55    7,04    18,42   0,55    8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5    5   110   2      5,86     3,74  0,27    7,04     4,49   0,27    8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5    5   111   2      5,86    15,74  0,56    7,04    18,89   0,56    8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5    5   112   2      5,97     5,09  0,34    7,17     6,10   0,34    8,96     7,63   0,34  ║ 
║  5    5   113   2      5,97    11,72  0,50    7,17    14,06   0,50    8,96    17,58   0,50  ║ 
║  5    5   114   2      5,97    11,72  0,49    7,17    14,06   0,49    8,96    17,58   0,49  ║ 
║  5    5   115   2      5,97     4,44  0,33    7,17     5,32   0,33    8,96     6,65   0,33  ║ 
║  5    5   116   2      5,97     5,09  0,34    7,17     6,10   0,34    8,96     7,63   0,34  ║ 
║  5    5   117   2      5,97    11,72  0,49    7,17    14,06   0,49    8,96    17,58   0,49  ║ 
║  5    5   118   2      5,97    11,72  0,49    7,17    14,06   0,49    8,96    17,58   0,49  ║ 
║  5    5   119   2      5,97     6,11  0,37    7,17     7,33   0,37    8,96     9,16   0,37  ║ 
║  5    5   120   2      6,00     4,14  0,51    7,20     4,97   0,51    8,99     6,21   0,51  ║ 
║  5    5   121   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   122   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   123   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   124   2      6,00    11,38  0,58    7,20    13,66   0,58    8,99    17,06   0,58  ║ 
║  5    5   125   2      6,00    13,34  0,57    7,20    16,01   0,57    8,99    20,00   0,57  ║ 
║  5    5   126   2      6,00     8,69  0,45    7,20    10,43   0,45    8,99    13,03   0,45  ║ 
║  5    5   127   2      6,00    13,34  0,63    7,20    16,01   0,63    8,99    20,00   0,63  ║ 
║  5    5   128   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   129   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   130   2      6,00     0,14  0,04    7,20     0,17   0,04    8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5    5   131   2      6,00     5,79  0,59    7,20     6,95   0,59    8,99     8,68   0,59  ║ 
║  5    5   132   2      5,81    11,41  0,65    6,98    13,69   0,65    8,72    17,11   0,65  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    5   133   2     -5,14    49,02  0,81   -5,73    54,63   0,75   -6,43    60,59   0,67  ║ 
║  5    6     2   2     -5,14    49,02  0,81   -5,73    54,63   0,75   -6,43    60,59   0,67  ║ 
║  5    6     3   2     -5,41    43,85  0,74   -6,16    49,87   0,70   -7,13    57,79   0,65  ║ 
║  5    6     4   2     -5,41     2,33  0,25   -6,16     2,65   0,23   -7,13     3,07   0,22  ║ 
║  5    6     5   2      4,45     2,00  0,36    4,94     2,22   0,33    5,46     2,45   0,30  ║ 
║  5    6     6   2      5,06     2,50  0,43    5,90     2,91   0,42    7,02     3,47   0,40  ║ 
║  5    6     7   2     -5,41     1,03  0,15   -6,16     1,17   0,15   -7,13     1,35   0,13  ║ 
║  5    6     8   2     -5,41    48,35  0,77   -6,16    54,99   0,73   -7,13    62,89   0,68  ║ 
║  5    6     9   2     -5,59    44,46  0,66   -6,43    51,17   0,63   -7,59    60,35   0,60  ║ 
║  5    6    10   2     -5,59    33,36  0,73   -6,43    38,40   0,70   -7,59    45,28   0,66  ║ 
║  5    6    11   2     -5,59     4,76  0,30   -6,43     5,48   0,29   -7,59     6,46   0,27  ║ 
║  5    6    12   2     -5,59     6,72  0,36   -6,43     7,73   0,35   -7,59     9,12   0,33  ║ 
║  5    6    13   2     -5,59     8,10  0,40   -6,43     9,32   0,38   -7,59    10,99   0,36  ║ 
║  5    6    14   2     -5,59     4,76  0,30   -6,43     5,48   0,28   -7,59     6,46   0,27  ║ 
║  5    6    15   2     -5,59    38,59  0,76   -6,43    44,42   0,73   -7,59    50,75   0,69  ║ 
║  5    6    16   2     -5,59    42,39  0,63   -6,43    48,79   0,60   -7,59    57,55   0,57  ║ 
║  5    6    17   2     -5,70    42,85  0,65   -6,60    49,66   0,62   -7,86    59,14   0,60  ║ 
║  5    6    18   2     -5,70    12,66  0,46   -6,60    14,68   0,44   -7,86    17,48   0,42  ║ 
║  5    6    19   2     -5,70     2,55  0,21   -6,60     2,96   0,20   -7,86     3,53   0,19  ║ 
║  5    6    20   2     -5,70     6,16  0,33   -6,60     7,14   0,32   -7,86     8,50   0,30  ║ 
║  5    6    21   2     -5,70     6,85  0,35   -6,60     7,93   0,33   -7,86     9,45   0,32  ║ 
║  5    6    22   2     -5,69     1,80  0,15   -6,60     2,08   0,14   -7,86     2,48   0,14  ║ 
║  5    6    23   2     -5,70    12,66  0,46   -6,60    14,68   0,45   -7,86    17,48   0,43  ║ 
║  5    6    24   2     -5,70    46,35  0,64   -6,60    53,71   0,62   -7,86    63,97   0,59  ║ 
║  5    6    25   2     -5,78    43,46  0,66   -6,73    50,61   0,64   -8,07    60,70   0,61  ║ 
║  5    6    26   2     -5,78    12,84  0,47   -6,73    14,96   0,46   -8,07    17,94   0,44  ║ 
║  5    6    27   2     -5,78     6,94  0,37   -6,73     8,08   0,36   -8,07     9,70   0,35  ║ 
║  5    6    28   2     -5,78     9,10  0,56   -6,73    10,60   0,54   -8,07    12,71   0,52  ║ 
║  5    6    29   2     -5,78    18,92  0,65   -6,73    22,03   0,63   -8,07    26,42   0,60  ║ 
║  5    6    30   2     -5,78    18,92  0,63   -6,73    22,03   0,61   -8,07    26,42   0,59  ║ 
║  5    6    31   2     -5,78     9,10  0,55   -6,73    10,60   0,54   -8,07    12,71   0,52  ║ 
║  5    6    32   2     -5,78     8,01  0,41   -6,73     9,33   0,40   -8,07    11,19   0,38  ║ 
║  5    6    33   2     -5,78    12,84  0,47   -6,73    14,96   0,46   -8,07    17,94   0,44  ║ 
║  5    6    34   2     -5,78    47,01  0,65   -6,73    54,74   0,63   -8,07    65,66   0,61  ║ 
║  5    6    35   2     -5,88    45,35  0,70   -6,89    53,14   0,68   -8,34    64,30   0,66  ║ 
║  5    6    36   2     -5,88    36,96  0,63   -6,89    43,31   0,61   -8,34    52,41   0,59  ║ 
║  5    6    37   2     -5,88     5,01  0,33   -6,89     5,87   0,32   -8,34     7,10   0,31  ║ 
║  5    6    38   2     -5,88     7,79  0,41   -6,89     9,13   0,40   -8,34    11,05   0,38  ║ 
║  5    6    39   2     -5,88     6,36  0,36   -6,89     7,46   0,35   -8,34     9,02   0,34  ║ 
║  5    6    40   2     -5,88     4,37  0,30   -6,89     5,12   0,29   -8,34     6,19   0,29  ║ 
║  5    6    41   2     -5,88    37,32  0,65   -6,89    43,74   0,63   -8,34    52,93   0,61  ║ 
║  5    6    42   2     -5,88    47,52  0,65   -6,89    55,68   0,64   -8,34    67,38   0,62  ║ 
║  5    6    43   2     -6,06    46,71  0,84   -7,17    55,27   0,83   -8,79    55,70   0,81  ║ 
║  5    6    44   2     -6,06     2,72  0,29   -7,17     3,22   0,29   -8,79     3,95   0,29  ║ 
║  5    6    45   2     -6,06    48,57  0,86   -7,17    56,73   0,84   -8,79    56,73   0,83  ║ 
║  5    6    46   2     -6,33    64,27  1,00   -7,60    64,47   1,00   -9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5    6    47   2     -6,33     2,84  0,33   -7,60     3,41   0,33   -9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5    6    48   2     -6,33     4,70  0,43   -7,60     5,64   0,43   -9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5    6    49   2     -5,88     5,01  0,68   -6,89     5,87   0,66   -8,34     7,10   0,64  ║ 
║  5    6    50   2     -6,33    63,50  1,00   -7,60    63,50   1,00   -9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5    6    51   2      4,68    14,10  0,52    5,30    15,97   0,49    6,04    18,21   0,45  ║ 
║  5    6    52   2      4,83    14,55  0,54    5,54    16,68   0,51    6,43    19,37   0,48  ║ 
║  5    6    53   2      4,53     1,30  0,11    5,07     1,46   0,10    5,67     1,63   0,09  ║ 
║  5    6    54   2      4,98     1,43  0,12    5,77     1,66   0,11    6,82     1,96   0,11  ║ 
║  5    6    55   2     -5,59     3,02  0,30   -6,43     3,48   0,28   -7,59     4,10   0,27  ║ 
║  5    6    56   2     -6,06     5,85  0,39   -7,17     6,92   0,38   -8,79     8,49   0,38  ║ 
║  5    6    57   2     -6,05     2,20  0,29   -7,16     2,61   0,28   -8,78     3,20   0,28  ║ 
║  5    6    58   2      4,25     3,15  0,33    4,62     3,43   0,30    4,93     3,66   0,26  ║ 
║  5    6    59   2      4,25     0,10  0,03    4,62     0,11   0,02    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    60   2      4,25     0,10  0,02    4,62     0,11   0,02    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    61   2      4,25     0,10  0,03    4,62     0,11   0,03    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    62   2      4,25     7,78  0,41    4,62     8,47   0,37    4,93     9,03   0,31  ║ 
║  5    6    63   2      4,25     7,78  0,32    4,62     8,47   0,29    4,93     9,03   0,25  ║ 
║  5    6    64   2      4,25     7,78  0,32    4,62     8,47   0,29    4,93     9,03   0,25  ║ 
║  5    6    65   2      4,25     7,78  0,41    4,62     8,47   0,37    4,93     9,03   0,32  ║ 
║  5    6    66   2      4,25     0,10  0,03    4,62     0,11   0,02    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    67   2      4,25     0,10  0,03    4,62     0,11   0,02    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    68   2      4,25     0,10  0,02    4,62     0,11   0,02    4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    69   2      4,25     4,59  0,47    4,62     5,00   0,42    4,93     5,33   0,36  ║ 
║  5    6    70   2      4,28     3,88  0,26    4,67     4,24   0,24    5,01     4,55   0,20  ║ 
║  5    6    71   2      4,28     8,40  0,36    4,67     9,17   0,33    5,01     9,84   0,28  ║ 
║  5    6    72   2      4,28     8,40  0,35    4,67     9,17   0,32    5,01     9,84   0,28  ║ 
║  5    6    73   2      4,28     2,95  0,22    4,67     3,22   0,20    5,01     3,46   0,17  ║ 
║  5    6    74   2      4,28     3,64  0,25    4,67     3,98   0,23    5,01     4,27   0,20  ║ 
║  5    6    75   2      4,28     8,40  0,35    4,67     9,17   0,32    5,01     9,84   0,27  ║ 
║  5    6    76   2      4,28     8,40  0,35    4,67     9,17   0,32    5,01     9,84   0,27  ║ 
║  5    6    77   2      4,28     4,38  0,27    4,67     4,78   0,24    5,01     5,13   0,21  ║ 
║  5    6    78   2      4,45     4,29  0,28    4,94     4,77   0,26    5,46     5,26   0,23  ║ 
║  5    6    79   2      4,45     8,73  0,39    4,94     9,70   0,36    5,46    10,71   0,31  ║ 
║  5    6    80   2      4,45     8,73  0,47    4,94     9,70   0,43    5,46    10,71   0,38  ║ 
║  5    6    81   2      4,45     8,16  0,26    4,94     9,06   0,24    5,46    10,00   0,21  ║ 
║  5    6    82   2      4,45     5,89  0,29    4,94     6,55   0,26    5,46     7,23   0,23  ║ 
║  5    6    83   2      4,45    11,65  0,40    4,94    12,94   0,37    5,46    14,28   0,33  ║ 
║  5    6    84   2      4,45     3,79  0,25    4,94     4,21   0,23    5,46     4,65   0,20  ║ 
║  5    6    85   2      4,45     8,73  0,76    4,94     9,70   0,70    5,46    10,71   0,62  ║ 
║  5    6    86   2      4,53    26,48  0,59    5,07    29,62   0,55    5,67    33,11   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    6    87   2      4,53    17,80  0,62    5,07    19,91   0,57    5,67    22,25   0,51  ║ 
║  5    6    88   2      4,53     8,89  0,43    5,07     9,95   0,40    5,67    11,12   0,36  ║ 
║  5    6    89   2      4,53    33,82  0,63    5,07    37,83   0,59    5,67    42,28   0,53  ║ 
║  5    6    90   2      4,45    13,12  0,45    4,94    14,56   0,41    5,46    16,08   0,36  ║ 
║  5    6    91   2      4,53     9,48  0,42    5,07    10,61   0,39    5,67    11,86   0,35  ║ 
║  5    6    92   2      4,53     7,14  0,38    5,07     7,99   0,36    5,67     8,93   0,32  ║ 
║  5    6    93   2      4,68    27,34  0,66    5,30    30,97   0,63    6,04    35,31   0,57  ║ 
║  5    6    94   2      4,68     2,10  0,20    5,30     2,38   0,19    6,04     2,71   0,17  ║ 
║  5    6    95   2      4,83    28,22  0,68    5,54    32,35   0,65    6,43    37,57   0,60  ║ 
║  5    6    96   2      4,83     2,17  0,21    5,54     2,48   0,20    6,43     2,88   0,18  ║ 
║  5    6    97   2      5,06     9,93  0,86    5,90    11,51   0,84    7,02    11,51   0,80  ║ 
║  5    6    98   2      4,98    29,10  0,65    5,77    33,73   0,63    6,82    39,84   0,60  ║ 
║  5    6    99   2      4,98    19,56  0,68    5,77    22,67   0,66    6,82    26,78   0,62  ║ 
║  5    6   100   2      4,98     9,77  0,45    5,77    11,33   0,44    6,82    13,38   0,41  ║ 
║  5    6   101   2      4,98    36,55  0,66    5,77    42,37   0,63    6,82    50,04   0,60  ║ 
║  5    6   102   2      4,98     4,24  0,26    5,77     4,92   0,25    6,82     5,81   0,24  ║ 
║  5    6   103   2     -6,06     6,56  0,34   -7,17     7,76   0,34   -8,79     9,52   0,33  ║ 
║  5    6   104   2      5,06     4,31  0,29    5,90     5,02   0,28    7,02     5,98   0,27  ║ 
║  5    6   105   2      5,06     9,93  0,43    5,90    11,57   0,42    7,02    13,78   0,40  ║ 
║  5    6   106   2      5,06     9,93  0,55    5,90    11,57   0,53    7,02    13,78   0,51  ║ 
║  5    6   107   2      5,06     9,60  0,30    5,90    11,19   0,29    7,02    13,32   0,27  ║ 
║  5    6   108   2      5,06     6,70  0,36    5,90     7,81   0,35    7,02     9,30   0,34  ║ 
║  5    6   109   2      5,06    13,25  0,47    5,90    15,44   0,46    7,02    18,39   0,44  ║ 
║  5    6   110   2      5,06     3,23  0,23    5,90     3,77   0,22    7,02     4,48   0,21  ║ 
║  5    6   111   2      5,06    13,58  0,49    5,90    15,83   0,47    7,02    18,85   0,45  ║ 
║  5    6   112   2      5,23     4,46  0,30    6,17     5,25   0,29    7,46     6,36   0,28  ║ 
║  5    6   113   2      5,23    10,27  0,44    6,17    12,10   0,43    7,46    14,65   0,42  ║ 
║  5    6   114   2      5,23    10,27  0,43    6,17    12,10   0,42    7,46    14,65   0,41  ║ 
║  5    6   115   2      5,23     3,89  0,29    6,17     4,58   0,28    7,46     5,54   0,27  ║ 
║  5    6   116   2      5,23     4,46  0,30    6,17     5,25   0,29    7,46     6,36   0,28  ║ 
║  5    6   117   2      5,23    10,27  0,43    6,17    12,10   0,42    7,46    14,65   0,41  ║ 
║  5    6   118   2      5,23    10,27  0,43    6,17    12,10   0,42    7,46    14,65   0,40  ║ 
║  5    6   119   2      5,23     5,35  0,33    6,17     6,31   0,32    7,46     7,64   0,31  ║ 
║  5    6   120   2      5,27     3,64  0,45    6,23     4,30   0,44    7,57     5,22   0,43  ║ 
║  5    6   121   2      5,27     0,12  0,04    6,23     0,14   0,04    7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5    6   122   2      5,27     0,12  0,04    6,23     0,14   0,04    7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5    6   123   2      5,27     0,12  0,03    6,23     0,14   0,03    7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5    6   124   2      5,27    10,00  0,51    6,23    11,82   0,50    7,57    14,36   0,49  ║ 
║  5    6   125   2      5,27    11,72  0,50    6,23    13,85   0,49    7,57    16,83   0,48  ║ 
║  5    6   126   2      5,27     7,64  0,39    6,23     9,03   0,39    7,57    10,97   0,38  ║ 
║  5    6   127   2      5,27    11,72  0,55    6,23    13,85   0,54    7,57    16,83   0,53  ║ 
║  5    6   128   2      5,27     0,12  0,03    6,23     0,14   0,03    7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5    6   129   2      5,27     0,12  0,04    6,23     0,14   0,04    7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5    6   130   2      5,27     0,12  0,04    6,23     0,14   0,04    7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5    6   131   2      5,27     5,09  0,52    6,23     6,01   0,51    7,57     7,30   0,49  ║ 
║  5    6   132   2      4,98     9,77  0,56    5,77    11,33   0,54    6,82    13,38   0,51  ║ 
║  5    6   133   2     -5,47    52,15  0,86   -6,09    58,12   0,80   -7,34    60,59   0,77  ║ 
║  5    7     2   2     -5,47    52,15  0,86   -6,09    58,12   0,80   -7,34    60,59   0,77  ║ 
║  5    7     3   2     -5,66    45,89  0,77   -6,44    52,15   0,73   -7,83    59,41   0,71  ║ 
║  5    7     4   2     -5,66     2,44  0,26   -6,44     2,77   0,24   -7,83     3,38   0,24  ║ 
║  5    7     5   2     -0,22     0,10  0,02   -0,38     0,17   0,03   -0,55     0,25   0,03  ║ 
║  5    7     6   2      0,22     0,11  0,02    0,39     0,19   0,03    0,55     0,27   0,03  ║ 
║  5    7     7   2     -5,66     1,07  0,16   -6,44     1,22   0,15   -7,83     1,49   0,15  ║ 
║  5    7     8   2     -5,66    50,60  0,80   -6,44    57,51   0,76   -7,83    62,89   0,74  ║ 
║  5    7     9   2     -5,79    46,08  0,68   -6,66    52,98   0,65   -8,15    64,85   0,64  ║ 
║  5    7    10   2     -5,79    34,58  0,76   -6,66    39,75   0,73   -8,15    45,62   0,71  ║ 
║  5    7    11   2     -5,79     4,93  0,31   -6,66     5,67   0,30   -8,15     6,94   0,29  ║ 
║  5    7    12   2     -5,79     6,96  0,38   -6,66     8,00   0,36   -8,15     9,80   0,35  ║ 
║  5    7    13   2     -5,79     8,39  0,42   -6,66     9,65   0,40   -8,15    11,82   0,39  ║ 
║  5    7    14   2     -5,79     4,93  0,31   -6,66     5,67   0,29   -8,15     6,94   0,29  ║ 
║  5    7    15   2     -5,79    40,00  0,79   -6,66    45,99   0,76   -8,15    50,75   0,74  ║ 
║  5    7    16   2     -5,79    43,94  0,65   -6,66    50,52   0,62   -8,15    61,84   0,61  ║ 
║  5    7    17   2     -5,87    44,17  0,67   -6,79    51,12   0,64   -8,35    62,79   0,63  ║ 
║  5    7    18   2     -5,87    13,05  0,47   -6,79    15,11   0,45   -8,35    18,56   0,45  ║ 
║  5    7    19   2     -5,87     2,63  0,22   -6,79     3,05   0,21   -8,35     3,74   0,20  ║ 
║  5    7    20   2     -5,87     6,35  0,34   -6,79     7,35   0,33   -8,35     9,03   0,32  ║ 
║  5    7    21   2     -5,87     7,06  0,36   -6,79     8,17   0,34   -8,35    10,03   0,34  ║ 
║  5    7    22   2     -5,87     1,85  0,15   -6,79     2,15   0,15   -8,34     2,64   0,14  ║ 
║  5    7    23   2     -5,87    13,05  0,48   -6,79    15,11   0,46   -8,35    18,56   0,45  ║ 
║  5    7    24   2     -5,87    47,77  0,66   -6,79    55,30   0,63   -8,35    67,93   0,62  ║ 
║  5    7    25   2     -5,93    44,61  0,67   -6,90    51,89   0,65   -8,49    63,89   0,64  ║ 
║  5    7    26   2     -5,93    13,18  0,48   -6,90    15,34   0,47   -8,49    18,88   0,46  ║ 
║  5    7    27   2     -5,93     7,13  0,38   -6,90     8,29   0,37   -8,49    10,21   0,36  ║ 
║  5    7    28   2     -5,93     9,34  0,57   -6,90    10,87   0,56   -8,49    13,38   0,55  ║ 
║  5    7    29   2     -5,93    19,42  0,66   -6,90    22,59   0,64   -8,49    27,81   0,63  ║ 
║  5    7    30   2     -5,93    19,42  0,65   -6,90    22,59   0,63   -8,49    27,81   0,62  ║ 
║  5    7    31   2     -5,93     9,34  0,57   -6,90    10,87   0,55   -8,49    13,38   0,54  ║ 
║  5    7    32   2     -5,93     8,22  0,42   -6,90     9,56   0,41   -8,49    11,77   0,40  ║ 
║  5    7    33   2     -5,93    13,18  0,48   -6,90    15,34   0,47   -8,49    18,88   0,46  ║ 
║  5    7    34   2     -5,93    48,25  0,67   -6,90    56,13   0,65   -8,49    69,11   0,64  ║ 
║  5    7    35   2     -6,01    46,30  0,71   -7,03    54,20   0,69   -8,68    65,16   0,68  ║ 
║  5    7    36   2     -6,01    37,73  0,64   -7,03    44,17   0,62   -8,68    54,56   0,62  ║ 
║  5    7    37   2     -6,01     5,12  0,34   -7,03     5,99   0,33   -8,68     7,40   0,33  ║ 
║  5    7    38   2     -6,01     7,95  0,41   -7,03     9,31   0,40   -8,68    11,50   0,40  ║ 
║  5    7    39   2     -6,01     6,50  0,37   -7,03     7,61   0,36   -8,68     9,40   0,35  ║ 
║  5    7    40   2     -6,01     4,46  0,31   -7,03     5,22   0,30   -8,68     6,45   0,30  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    7    41   2     -6,01    38,11  0,66   -7,03    44,61   0,65   -8,68    55,10   0,64  ║ 
║  5    7    42   2     -6,01    48,51  0,66   -7,03    56,79   0,65   -8,68    70,15   0,64  ║ 
║  5    7    43   2     -6,13    47,29  0,85   -7,25    55,70   0,84   -9,00    55,70   0,83  ║ 
║  5    7    44   2     -6,13     2,75  0,30   -7,25     3,25   0,29   -9,00     4,04   0,29  ║ 
║  5    7    45   2     -6,13    49,17  0,87   -7,25    56,73   0,85   -9,00    56,73   0,85  ║ 
║  5    7    46   2     -6,33    64,27  1,00   -7,60    64,47   1,00   -9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5    7    47   2     -6,33     2,84  0,33   -7,60     3,41   0,33   -9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5    7    48   2     -6,33     4,70  0,43   -7,60     5,64   0,43   -9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5    7    49   2     -6,01     5,12  0,69   -7,03     5,99   0,68   -8,68     7,36   0,67  ║ 
║  5    7    50   2     -6,33    63,50  1,00   -7,60    63,50   1,00   -9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5    7    51   2     -0,05     0,16  0,01   -0,10     0,29   0,01   -0,14     0,41   0,01  ║ 
║  5    7    52   2      0,05     0,16  0,01    0,09     0,28   0,01    0,14     0,41   0,01  ║ 
║  5    7    53   2     -0,16     0,05  0,00   -0,28     0,08   0,01   -0,40     0,12   0,01  ║ 
║  5    7    54   2      0,16     0,05  0,00    0,29     0,08   0,01    0,41     0,12   0,01  ║ 
║  5    7    55   2     -5,79     3,13  0,31   -6,66     3,60   0,29   -8,15     4,41   0,29  ║ 
║  5    7    56   2     -6,13     5,92  0,39   -7,25     7,00   0,39   -9,00     8,69   0,39  ║ 
║  5    7    57   2     -6,13     2,23  0,29   -7,25     2,64   0,28   -8,99     3,27   0,28  ║ 
║  5    7    58   2     -0,37     0,27  0,03   -0,64     0,48   0,04   -0,92     0,68   0,05  ║ 
║  5    7    59   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    60   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    61   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    62   2     -0,37     0,68  0,04   -0,64     1,18   0,05   -0,92     1,69   0,06  ║ 
║  5    7    63   2     -0,37     0,68  0,03   -0,64     1,18   0,04   -0,92     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    64   2     -0,37     0,68  0,03   -0,64     1,18   0,04   -0,92     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    65   2     -0,37     0,68  0,04   -0,64     1,18   0,05   -0,92     1,69   0,06  ║ 
║  5    7    66   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    67   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    68   2     -0,37     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,92     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    69   2     -0,37     0,40  0,04   -0,64     0,69   0,06   -0,92     1,00   0,07  ║ 
║  5    7    70   2     -0,35     0,31  0,02   -0,60     0,55   0,03   -0,86     0,78   0,03  ║ 
║  5    7    71   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    72   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    73   2     -0,35     0,24  0,02   -0,60     0,41   0,03   -0,86     0,59   0,03  ║ 
║  5    7    74   2     -0,35     0,29  0,02   -0,60     0,51   0,03   -0,86     0,73   0,03  ║ 
║  5    7    75   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    76   2     -0,35     0,68  0,03   -0,60     1,18   0,04   -0,86     1,69   0,05  ║ 
║  5    7    77   2     -0,35     0,35  0,02   -0,60     0,61   0,03   -0,86     0,88   0,04  ║ 
║  5    7    78   2     -0,22     0,21  0,01   -0,38     0,37   0,02   -0,55     0,53   0,02  ║ 
║  5    7    79   2     -0,22     0,43  0,02   -0,38     0,75   0,03   -0,55     1,08   0,03  ║ 
║  5    7    80   2     -0,22     0,43  0,02   -0,38     0,75   0,03   -0,55     1,08   0,04  ║ 
║  5    7    81   2     -0,22     0,40  0,01   -0,38     0,70   0,02   -0,55     1,01   0,02  ║ 
║  5    7    82   2     -0,22     0,29  0,01   -0,38     0,51   0,02   -0,55     0,73   0,02  ║ 
║  5    7    83   2     -0,22     0,58  0,02   -0,38     1,00   0,03   -0,55     1,44   0,03  ║ 
║  5    7    84   2     -0,22     0,19  0,01   -0,38     0,33   0,02   -0,55     0,47   0,02  ║ 
║  5    7    85   2     -0,22     0,43  0,04   -0,38     0,75   0,05   -0,55     1,08   0,06  ║ 
║  5    7    86   2     -0,16     0,94  0,02   -0,28     1,64   0,03   -0,40     2,35   0,04  ║ 
║  5    7    87   2     -0,16     0,63  0,02   -0,28     1,10   0,03   -0,40     1,58   0,04  ║ 
║  5    7    88   2     -0,16     0,32  0,02   -0,28     0,55   0,02   -0,40     0,79   0,03  ║ 
║  5    7    89   2     -0,16     1,20  0,02   -0,28     2,09   0,03   -0,40     3,00   0,04  ║ 
║  5    7    90   2     -0,22     0,65  0,02   -0,38     1,13   0,03   -0,55     1,62   0,04  ║ 
║  5    7    91   2     -0,16     0,34  0,01   -0,28     0,59   0,02   -0,40     0,84   0,02  ║ 
║  5    7    92   2     -0,16     0,25  0,01   -0,28     0,44   0,02   -0,40     0,63   0,02  ║ 
║  5    7    93   2     -0,05     0,32  0,01   -0,10     0,56   0,01   -0,14     0,80   0,01  ║ 
║  5    7    94   2     -0,05     0,02  0,00   -0,10     0,04   0,00   -0,14     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    95   2      0,05     0,32  0,01    0,09     0,55   0,01    0,14     0,79   0,01  ║ 
║  5    7    96   2      0,05     0,02  0,00    0,09     0,04   0,00    0,14     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    97   2      0,22     0,44  0,04    0,39     0,76   0,05    0,55     1,08   0,06  ║ 
║  5    7    98   2      0,16     0,96  0,02    0,29     1,67   0,03    0,41     2,39   0,04  ║ 
║  5    7    99   2      0,16     0,65  0,02    0,29     1,12   0,03    0,41     1,61   0,04  ║ 
║  5    7   100   2      0,16     0,32  0,01    0,29     0,56   0,02    0,41     0,80   0,02  ║ 
║  5    7   101   2      0,16     1,21  0,02    0,29     2,10   0,03    0,41     3,00   0,04  ║ 
║  5    7   102   2      0,16     0,14  0,01    0,29     0,24   0,01    0,41     0,35   0,01  ║ 
║  5    7   103   2     -6,13     6,64  0,35   -7,25     7,85   0,34   -9,00     9,74   0,34  ║ 
║  5    7   104   2      0,22     0,19  0,01    0,39     0,33   0,02    0,55     0,47   0,02  ║ 
║  5    7   105   2      0,22     0,44  0,02    0,39     0,76   0,03    0,55     1,08   0,03  ║ 
║  5    7   106   2      0,22     0,44  0,02    0,39     0,76   0,03    0,55     1,08   0,04  ║ 
║  5    7   107   2      0,22     0,42  0,01    0,39     0,73   0,02    0,55     1,05   0,02  ║ 
║  5    7   108   2      0,22     0,29  0,02    0,39     0,51   0,02    0,55     0,73   0,03  ║ 
║  5    7   109   2      0,22     0,58  0,02    0,39     1,01   0,03    0,55     1,45   0,03  ║ 
║  5    7   110   2      0,22     0,14  0,01    0,39     0,25   0,01    0,55     0,35   0,02  ║ 
║  5    7   111   2      0,22     0,60  0,02    0,39     1,04   0,03    0,55     1,48   0,04  ║ 
║  5    7   112   2      0,35     0,30  0,02    0,60     0,51   0,03    0,86     0,74   0,03  ║ 
║  5    7   113   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    7   114   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    7   115   2      0,35     0,26  0,02    0,60     0,45   0,03    0,86     0,64   0,03  ║ 
║  5    7   116   2      0,35     0,30  0,02    0,60     0,51   0,03    0,86     0,74   0,03  ║ 
║  5    7   117   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    7   118   2      0,35     0,68  0,03    0,60     1,18   0,04    0,86     1,70   0,05  ║ 
║  5    7   119   2      0,35     0,35  0,02    0,60     0,62   0,03    0,86     0,88   0,04  ║ 
║  5    7   120   2      0,38     0,26  0,03    0,65     0,45   0,05    0,94     0,65   0,05  ║ 
║  5    7   121   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   122   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   123   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   124   2      0,38     0,71  0,04    0,65     1,24   0,05    0,94     1,78   0,06  ║ 
║  5    7   125   2      0,38     0,84  0,04    0,65     1,45   0,05    0,94     2,08   0,06  ║ 
║  5    7   126   2      0,38     0,55  0,03    0,65     0,95   0,04    0,94     1,36   0,05  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    7   127   2      0,38     0,84  0,04    0,65     1,45   0,06    0,94     2,08   0,07  ║ 
║  5    7   128   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   129   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   130   2      0,38     0,01  0,00    0,65     0,02   0,00    0,94     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   131   2      0,38     0,36  0,04    0,65     0,63   0,05    0,94     0,90   0,06  ║ 
║  5    7   132   2      0,16     0,32  0,02    0,29     0,56   0,03    0,41     0,80   0,03  ║ 
║  5    7   133   2     -5,55    52,96  0,87   -6,18    59,00   0,81   -7,53    60,59   0,79  ║ 
║  5    8     2   2     -5,55    52,96  0,87   -6,18    59,00   0,81   -7,53    60,59   0,79  ║ 
║  5    8     3   2     -5,73    46,43  0,78   -6,51    52,73   0,74   -7,98    59,41   0,73  ║ 
║  5    8     4   2     -5,73     2,47  0,26   -6,51     2,81   0,25   -7,98     3,44   0,24  ║ 
║  5    8     5   2     -5,12     2,30  0,42   -5,96     2,67   0,40   -6,99     3,13   0,38  ║ 
║  5    8     6   2     -4,72     2,33  0,41   -5,24     2,59   0,37   -5,98     2,95   0,34  ║ 
║  5    8     7   2     -5,73     1,09  0,16   -6,51     1,23   0,15   -7,98     1,51   0,15  ║ 
║  5    8     8   2     -5,73    51,19  0,81   -6,51    58,14   0,77   -7,98    62,89   0,76  ║ 
║  5    8     9   2     -5,85    46,50  0,69   -6,72    53,44   0,66   -8,27    65,82   0,65  ║ 
║  5    8    10   2     -5,85    34,89  0,76   -6,72    40,10   0,73   -8,27    45,62   0,72  ║ 
║  5    8    11   2     -5,85     4,98  0,32   -6,72     5,72   0,30   -8,27     7,05   0,30  ║ 
║  5    8    12   2     -5,85     7,03  0,38   -6,72     8,07   0,36   -8,27     9,94   0,36  ║ 
║  5    8    13   2     -5,85     8,47  0,42   -6,72     9,74   0,40   -8,27    11,99   0,40  ║ 
║  5    8    14   2     -5,85     4,98  0,31   -6,72     5,72   0,30   -8,27     7,05   0,29  ║ 
║  5    8    15   2     -5,85    40,37  0,80   -6,72    46,39   0,76   -8,27    50,75   0,75  ║ 
║  5    8    16   2     -5,85    44,34  0,66   -6,72    50,96   0,63   -8,27    62,76   0,62  ║ 
║  5    8    17   2     -5,92    44,51  0,67   -6,84    51,49   0,65   -8,45    63,57   0,64  ║ 
║  5    8    18   2     -5,92    13,15  0,47   -6,84    15,22   0,46   -8,45    18,79   0,45  ║ 
║  5    8    19   2     -5,92     2,65  0,22   -6,84     3,07   0,21   -8,45     3,79   0,21  ║ 
║  5    8    20   2     -5,92     6,40  0,34   -6,84     7,40   0,33   -8,45     9,14   0,32  ║ 
║  5    8    21   2     -5,92     7,11  0,36   -6,84     8,23   0,35   -8,45    10,16   0,34  ║ 
║  5    8    22   2     -5,91     1,87  0,15   -6,84     2,16   0,15   -8,45     2,67   0,15  ║ 
║  5    8    23   2     -5,92    13,15  0,48   -6,84    15,22   0,46   -8,45    18,79   0,46  ║ 
║  5    8    24   2     -5,92    48,15  0,66   -6,84    55,70   0,64   -8,45    68,77   0,63  ║ 
║  5    8    25   2     -5,97    44,91  0,68   -6,94    52,21   0,66   -8,58    64,57   0,65  ║ 
║  5    8    26   2     -5,97    13,27  0,49   -6,94    15,43   0,47   -8,58    19,08   0,47  ║ 
║  5    8    27   2     -5,97     7,17  0,38   -6,94     8,34   0,37   -8,58    10,31   0,37  ║ 
║  5    8    28   2     -5,97     9,40  0,58   -6,94    10,93   0,56   -8,58    13,52   0,55  ║ 
║  5    8    29   2     -5,97    19,55  0,67   -6,94    22,73   0,65   -8,58    28,11   0,64  ║ 
║  5    8    30   2     -5,97    19,55  0,65   -6,94    22,73   0,63   -8,58    28,11   0,62  ║ 
║  5    8    31   2     -5,97     9,40  0,57   -6,94    10,93   0,55   -8,58    13,52   0,55  ║ 
║  5    8    32   2     -5,97     8,28  0,42   -6,94     9,62   0,41   -8,58    11,90   0,40  ║ 
║  5    8    33   2     -5,97    13,27  0,49   -6,94    15,43   0,47   -8,58    19,08   0,47  ║ 
║  5    8    34   2     -5,97    48,58  0,67   -6,94    56,48   0,65   -8,58    69,85   0,64  ║ 
║  5    8    35   2     -6,04    46,55  0,71   -7,07    54,47   0,70   -8,76    65,16   0,69  ║ 
║  5    8    36   2     -6,04    37,93  0,64   -7,07    44,39   0,63   -8,76    55,02   0,62  ║ 
║  5    8    37   2     -6,04     5,14  0,34   -7,07     6,02   0,33   -8,76     7,46   0,33  ║ 
║  5    8    38   2     -6,04     8,00  0,42   -7,07     9,36   0,41   -8,76    11,60   0,40  ║ 
║  5    8    39   2     -6,04     6,53  0,37   -7,07     7,64   0,36   -8,76     9,47   0,36  ║ 
║  5    8    40   2     -6,04     4,48  0,31   -7,07     5,25   0,30   -8,76     6,50   0,30  ║ 
║  5    8    41   2     -6,04    38,31  0,67   -7,07    44,83   0,65   -8,76    55,57   0,65  ║ 
║  5    8    42   2     -6,04    48,77  0,67   -7,07    57,07   0,65   -8,76    70,74   0,65  ║ 
║  5    8    43   2     -6,15    47,44  0,85   -7,27    55,70   0,84   -9,05    55,70   0,83  ║ 
║  5    8    44   2     -6,15     2,76  0,30   -7,27     3,26   0,29   -9,05     4,06   0,29  ║ 
║  5    8    45   2     -6,15    49,33  0,87   -7,27    56,73   0,86   -9,05    56,73   0,85  ║ 
║  5    8    46   2     -6,33    64,27  1,00   -7,60    64,47   1,00   -9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5    8    47   2     -6,33     2,84  0,33   -7,60     3,41   0,33   -9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5    8    48   2     -6,33     4,70  0,43   -7,60     5,64   0,43   -9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5    8    49   2     -6,04     5,14  0,70   -7,07     6,02   0,68   -8,76     7,36   0,68  ║ 
║  5    8    50   2     -6,33    63,50  1,00   -7,60    63,50   1,00   -9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5    8    51   2     -4,97    14,98  0,55   -5,69    17,14   0,53   -6,61    19,91   0,49  ║ 
║  5    8    52   2     -4,87    14,68  0,54   -5,51    16,61   0,51   -6,36    19,17   0,47  ║ 
║  5    8    53   2     -5,07     1,46  0,12   -5,86     1,69   0,12   -6,85     1,97   0,11  ║ 
║  5    8    54   2     -4,77     1,37  0,11   -5,33     1,53   0,10   -6,11     1,76   0,10  ║ 
║  5    8    55   2     -5,85     3,16  0,31   -6,72     3,63   0,30   -8,27     4,47   0,29  ║ 
║  5    8    56   2     -6,15     5,94  0,40   -7,27     7,02   0,39   -9,05     8,73   0,39  ║ 
║  5    8    57   2     -6,15     2,24  0,29   -7,27     2,65   0,29   -9,04     3,29   0,28  ║ 
║  5    8    58   2     -5,26     3,90  0,41   -6,20     4,61   0,41   -7,32     5,44   0,38  ║ 
║  5    8    59   2     -5,26     0,12  0,03   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    60   2     -5,26     0,12  0,03   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    61   2     -5,26     0,12  0,04   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    62   2     -5,26     9,63  0,50   -6,20    11,37   0,49   -7,32    13,42   0,47  ║ 
║  5    8    63   2     -5,26     9,63  0,40   -6,20    11,37   0,39   -7,32    13,42   0,37  ║ 
║  5    8    64   2     -5,26     9,63  0,40   -6,20    11,37   0,39   -7,32    13,42   0,37  ║ 
║  5    8    65   2     -5,26     9,63  0,51   -6,20    11,37   0,50   -7,32    13,42   0,47  ║ 
║  5    8    66   2     -5,26     0,12  0,03   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    67   2     -5,26     0,12  0,03   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    68   2     -5,26     0,12  0,03   -6,20     0,14   0,03   -7,32     0,17   0,03  ║ 
║  5    8    69   2     -5,26     5,69  0,58   -6,20     6,71   0,57   -7,32     7,92   0,54  ║ 
║  5    8    70   2     -5,23     4,75  0,32   -6,16     5,60   0,31   -7,27     6,60   0,29  ║ 
║  5    8    71   2     -5,23    10,27  0,44   -6,16    12,10   0,43   -7,27    14,26   0,41  ║ 
║  5    8    72   2     -5,23    10,27  0,43   -6,16    12,10   0,42   -7,27    14,26   0,40  ║ 
║  5    8    73   2     -5,23     3,61  0,27   -6,16     4,25   0,27   -7,27     5,02   0,25  ║ 
║  5    8    74   2     -5,23     4,46  0,31   -6,16     5,25   0,30   -7,27     6,19   0,29  ║ 
║  5    8    75   2     -5,23    10,27  0,43   -6,16    12,10   0,42   -7,27    14,26   0,40  ║ 
║  5    8    76   2     -5,23    10,27  0,43   -6,16    12,10   0,42   -7,27    14,26   0,39  ║ 
║  5    8    77   2     -5,23     5,35  0,33   -6,16     6,31   0,32   -7,27     7,44   0,30  ║ 
║  5    8    78   2     -5,12     4,94  0,32   -5,96     5,75   0,31   -6,99     6,74   0,29  ║ 
║  5    8    79   2     -5,12    10,05  0,44   -5,96    11,70   0,43   -6,99    13,71   0,40  ║ 
║  5    8    80   2     -5,12    10,05  0,54   -5,96    11,70   0,52   -6,99    13,71   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    8    81   2     -5,12     9,38  0,30   -5,96    10,92   0,29   -6,99    12,80   0,27  ║ 
║  5    8    82   2     -5,12     6,78  0,33   -5,96     7,89   0,32   -6,99     9,25   0,30  ║ 
║  5    8    83   2     -5,12    13,41  0,46   -5,96    15,61   0,45   -6,99    18,29   0,42  ║ 
║  5    8    84   2     -5,12     4,36  0,28   -5,96     5,08   0,27   -6,99     5,95   0,26  ║ 
║  5    8    85   2     -5,12    10,05  0,87   -5,96    11,51   0,85   -6,99    11,51   0,79  ║ 
║  5    8    86   2     -5,07    29,61  0,66   -5,86    34,26   0,64   -6,85    40,03   0,60  ║ 
║  5    8    87   2     -5,07    19,91  0,69   -5,86    23,03   0,66   -6,85    26,91   0,62  ║ 
║  5    8    88   2     -5,07     9,94  0,48   -5,86    11,51   0,46   -6,85    13,44   0,43  ║ 
║  5    8    89   2     -5,07    37,82  0,71   -5,86    43,76   0,68   -6,85    51,13   0,64  ║ 
║  5    8    90   2     -5,12    15,09  0,51   -5,96    17,57   0,50   -6,99    20,59   0,47  ║ 
║  5    8    91   2     -5,07    10,61  0,47   -5,86    12,27   0,45   -6,85    14,34   0,42  ║ 
║  5    8    92   2     -5,07     7,99  0,43   -5,86     9,24   0,41   -6,85    10,80   0,39  ║ 
║  5    8    93   2     -4,97    29,05  0,70   -5,69    33,25   0,67   -6,61    38,62   0,62  ║ 
║  5    8    94   2     -4,97     2,23  0,21   -5,69     2,55   0,20   -6,61     2,96   0,19  ║ 
║  5    8    95   2     -4,87    28,48  0,69   -5,51    32,21   0,65   -6,36    37,17   0,60  ║ 
║  5    8    96   2     -4,87     2,19  0,21   -5,51     2,47   0,20   -6,36     2,85   0,18  ║ 
║  5    8    97   2     -4,72     9,27  0,81   -5,24    10,28   0,74   -5,98    11,51   0,68  ║ 
║  5    8    98   2     -4,77    27,90  0,63   -5,33    31,16   0,58   -6,11    35,72   0,53  ║ 
║  5    8    99   2     -4,77    18,75  0,65   -5,33    20,94   0,61   -6,11    24,01   0,56  ║ 
║  5    8   100   2     -4,77     9,37  0,43   -5,33    10,46   0,40   -6,11    11,99   0,37  ║ 
║  5    8   101   2     -4,77    35,04  0,63   -5,33    39,13   0,59   -6,11    44,86   0,54  ║ 
║  5    8   102   2     -4,77     4,07  0,25   -5,33     4,54   0,24   -6,11     5,21   0,22  ║ 
║  5    8   103   2     -6,15     6,66  0,35   -7,27     7,87   0,34   -9,05     9,79   0,34  ║ 
║  5    8   104   2     -4,72     4,02  0,27   -5,24     4,46   0,25   -5,98     5,09   0,23  ║ 
║  5    8   105   2     -4,72     9,27  0,40   -5,24    10,28   0,37   -5,98    11,74   0,34  ║ 
║  5    8   106   2     -4,72     9,27  0,51   -5,24    10,28   0,47   -5,98    11,74   0,43  ║ 
║  5    8   107   2     -4,72     8,96  0,28   -5,24     9,94   0,26   -5,98    11,35   0,23  ║ 
║  5    8   108   2     -4,72     6,25  0,34   -5,24     6,94   0,31   -5,98     7,92   0,29  ║ 
║  5    8   109   2     -4,72    12,36  0,44   -5,24    13,71   0,41   -5,98    15,66   0,37  ║ 
║  5    8   110   2     -4,72     3,02  0,21   -5,24     3,35   0,20   -5,98     3,82   0,18  ║ 
║  5    8   111   2     -4,72    12,67  0,45   -5,24    14,06   0,42   -5,98    16,05   0,38  ║ 
║  5    8   112   2     -4,61     3,93  0,26   -5,03     4,29   0,24   -5,70     4,85   0,22  ║ 
║  5    8   113   2     -4,61     9,05  0,39   -5,03     9,88   0,35   -5,70    11,18   0,32  ║ 
║  5    8   114   2     -4,61     9,05  0,38   -5,03     9,88   0,35   -5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    8   115   2     -4,61     3,42  0,25   -5,03     3,74   0,23   -5,70     4,23   0,21  ║ 
║  5    8   116   2     -4,61     3,93  0,26   -5,03     4,29   0,24   -5,70     4,85   0,22  ║ 
║  5    8   117   2     -4,61     9,05  0,38   -5,03     9,88   0,34   -5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    8   118   2     -4,61     9,05  0,38   -5,03     9,88   0,34   -5,70    11,18   0,31  ║ 
║  5    8   119   2     -4,61     4,72  0,29   -5,03     5,15   0,26   -5,70     5,83   0,24  ║ 
║  5    8   120   2     -4,58     3,16  0,39   -4,99     3,44   0,35   -5,63     3,89   0,32  ║ 
║  5    8   121   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    8   122   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    8   123   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,02  ║ 
║  5    8   124   2     -4,58     8,70  0,44   -4,99     9,46   0,40   -5,63    10,69   0,36  ║ 
║  5    8   125   2     -4,58    10,19  0,44   -4,99    11,09   0,40   -5,63    12,52   0,36  ║ 
║  5    8   126   2     -4,58     6,64  0,34   -4,99     7,23   0,31   -5,63     8,16   0,28  ║ 
║  5    8   127   2     -4,58    10,19  0,48   -4,99    11,09   0,43   -5,63    12,52   0,39  ║ 
║  5    8   128   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,02  ║ 
║  5    8   129   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    8   130   2     -4,58     0,11  0,03   -4,99     0,12   0,03   -5,63     0,13   0,03  ║ 
║  5    8   131   2     -4,58     4,42  0,45   -4,99     4,81   0,41   -5,63     5,43   0,37  ║ 
║  5    8   132   2     -4,77     9,37  0,54   -5,33    10,46   0,50   -6,11    11,99   0,46  ║ 
║  5    8   133   2     -2,40    22,87  0,38   -2,86    27,32   0,38   -3,36    32,10   0,35  ║ 
║  5    9     2   2     -2,40    22,87  0,38   -2,86    27,32   0,38   -3,36    32,10   0,35  ║ 
║  5    9     3   2     -2,38    19,26  0,32   -2,84    23,01   0,32   -3,34    27,06   0,30  ║ 
║  5    9     4   2     -2,38     1,02  0,11   -2,84     1,22   0,11   -3,34     1,44   0,10  ║ 
║  5    9     5   2     -5,82     2,61  0,47   -6,98     3,13   0,47   -8,74     3,92   0,47  ║ 
║  5    9     6   2     -5,86     2,89  0,50   -7,04     3,47   0,50   -8,80     4,34   0,50  ║ 
║  5    9     7   2     -2,38     0,45  0,07   -2,84     0,54   0,07   -3,34     0,63   0,06  ║ 
║  5    9     8   2     -2,38    21,24  0,34   -2,84    25,37   0,34   -3,34    29,84   0,32  ║ 
║  5    9     9   2     -2,36    18,81  0,28   -2,82    22,47   0,28   -3,32    26,45   0,26  ║ 
║  5    9    10   2     -2,36    14,11  0,31   -2,82    16,86   0,31   -3,32    19,84   0,29  ║ 
║  5    9    11   2     -2,36     2,01  0,13   -2,82     2,41   0,13   -3,32     2,83   0,12  ║ 
║  5    9    12   2     -2,36     2,84  0,15   -2,82     3,39   0,15   -3,32     4,00   0,14  ║ 
║  5    9    13   2     -2,36     3,43  0,17   -2,82     4,09   0,17   -3,32     4,82   0,16  ║ 
║  5    9    14   2     -2,36     2,01  0,12   -2,82     2,41   0,12   -3,32     2,83   0,12  ║ 
║  5    9    15   2     -2,36    16,33  0,32   -2,82    19,50   0,32   -3,32    22,96   0,30  ║ 
║  5    9    16   2     -2,36    17,94  0,27   -2,82    21,42   0,26   -3,32    25,22   0,25  ║ 
║  5    9    17   2     -2,36    17,73  0,27   -2,82    21,18   0,27   -3,32    24,94   0,25  ║ 
║  5    9    18   2     -2,36     5,24  0,19   -2,82     6,26   0,19   -3,32     7,37   0,18  ║ 
║  5    9    19   2     -2,36     1,06  0,09   -2,82     1,26   0,09   -3,32     1,49   0,08  ║ 
║  5    9    20   2     -2,36     2,55  0,14   -2,82     3,05   0,14   -3,32     3,59   0,13  ║ 
║  5    9    21   2     -2,36     2,83  0,14   -2,82     3,38   0,14   -3,32     3,98   0,13  ║ 
║  5    9    22   2     -2,36     0,74  0,06   -2,82     0,89   0,06   -3,32     1,05   0,06  ║ 
║  5    9    23   2     -2,36     5,24  0,19   -2,82     6,26   0,19   -3,32     7,37   0,18  ║ 
║  5    9    24   2     -2,36    19,18  0,26   -2,82    22,91   0,26   -3,32    26,98   0,25  ║ 
║  5    9    25   2     -2,35    17,69  0,27   -2,81    21,13   0,27   -3,31    24,89   0,25  ║ 
║  5    9    26   2     -2,35     5,23  0,19   -2,81     6,24   0,19   -3,31     7,36   0,18  ║ 
║  5    9    27   2     -2,35     2,83  0,15   -2,81     3,38   0,15   -3,31     3,98   0,14  ║ 
║  5    9    28   2     -2,35     3,70  0,23   -2,81     4,42   0,23   -3,31     5,21   0,21  ║ 
║  5    9    29   2     -2,35     7,70  0,26   -2,81     9,20   0,26   -3,31    10,83   0,25  ║ 
║  5    9    30   2     -2,35     7,70  0,26   -2,81     9,20   0,26   -3,31    10,83   0,24  ║ 
║  5    9    31   2     -2,35     3,70  0,23   -2,81     4,42   0,22   -3,31     5,21   0,21  ║ 
║  5    9    32   2     -2,35     3,26  0,17   -2,81     3,89   0,17   -3,31     4,59   0,16  ║ 
║  5    9    33   2     -2,35     5,23  0,19   -2,81     6,24   0,19   -3,31     7,36   0,18  ║ 
║  5    9    34   2     -2,35    19,14  0,26   -2,81    22,86   0,26   -3,31    26,92   0,25  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

352 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9    35   2     -2,34    18,07  0,28   -2,80    21,58   0,28   -3,30    25,43   0,26  ║ 
║  5    9    36   2     -2,34    14,72  0,25   -2,80    17,58   0,25   -3,30    20,72   0,23  ║ 
║  5    9    37   2     -2,34     2,00  0,13   -2,80     2,38   0,13   -3,30     2,81   0,12  ║ 
║  5    9    38   2     -2,34     3,10  0,16   -2,80     3,71   0,16   -3,30     4,37   0,15  ║ 
║  5    9    39   2     -2,34     2,54  0,14   -2,80     3,03   0,14   -3,30     3,57   0,13  ║ 
║  5    9    40   2     -2,34     1,74  0,12   -2,80     2,08   0,12   -3,30     2,45   0,11  ║ 
║  5    9    41   2     -2,34    14,87  0,26   -2,80    17,76   0,26   -3,30    20,93   0,24  ║ 
║  5    9    42   2     -2,34    18,93  0,26   -2,80    22,61   0,26   -3,30    26,64   0,24  ║ 
║  5    9    43   2     -2,33    17,97  0,32   -2,78    21,46   0,32   -3,28    25,31   0,30  ║ 
║  5    9    44   2     -2,33     1,05  0,11   -2,78     1,25   0,11   -3,28     1,47   0,11  ║ 
║  5    9    45   2     -2,33    18,68  0,33   -2,78    22,31   0,33   -3,28    26,32   0,31  ║ 
║  5    9    46   2     -2,31    23,45  0,36   -2,76    28,01   0,36   -3,26    33,07   0,34  ║ 
║  5    9    47   2     -2,31     1,04  0,12   -2,76     1,24   0,12   -3,26     1,46   0,11  ║ 
║  5    9    48   2     -2,31     1,72  0,16   -2,76     2,05   0,16   -3,26     2,42   0,15  ║ 
║  5    9    49   2     -2,34     2,00  0,27   -2,80     2,38   0,27   -3,30     2,81   0,25  ║ 
║  5    9    50   2     -2,31    23,17  0,36   -2,76    27,67   0,36   -3,26    32,67   0,34  ║ 
║  5    9    51   2     -5,84    17,58  0,65   -7,00    21,10   0,65   -8,76    26,40   0,65  ║ 
║  5    9    52   2     -5,85    17,62  0,65   -7,02    21,14   0,65   -8,77    26,44   0,65  ║ 
║  5    9    53   2     -5,83     1,68  0,14   -6,99     2,01   0,14   -8,75     2,52   0,14  ║ 
║  5    9    54   2     -5,86     1,69  0,14   -7,03     2,02   0,14   -8,79     2,53   0,14  ║ 
║  5    9    55   2     -2,36     1,28  0,12   -2,82     1,53   0,12   -3,32     1,80   0,12  ║ 
║  5    9    56   2     -2,33     2,25  0,15   -2,78     2,69   0,15   -3,28     3,17   0,14  ║ 
║  5    9    57   2     -2,33     0,85  0,11   -2,78     1,01   0,11   -3,28     1,20   0,10  ║ 
║  5    9    58   2     -5,81     4,31  0,46   -6,97     5,17   0,46   -8,72     6,48   0,46  ║ 
║  5    9    59   2     -5,81     0,13  0,04   -6,97     0,16   0,04   -8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    9    60   2     -5,81     0,13  0,03   -6,97     0,16   0,03   -8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    9    61   2     -5,81     0,13  0,04   -6,97     0,16   0,04   -8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    9    62   2     -5,81    10,64  0,55   -6,97    12,76   0,55   -8,72    15,98   0,55  ║ 
║  5    9    63   2     -5,81    10,64  0,44   -6,97    12,76   0,44   -8,72    15,98   0,44  ║ 
║  5    9    64   2     -5,81    10,64  0,44   -6,97    12,76   0,44   -8,72    15,98   0,44  ║ 
║  5    9    65   2     -5,81    10,64  0,56   -6,97    12,76   0,56   -8,72    15,98   0,56  ║ 
║  5    9    66   2     -5,81     0,13  0,04   -6,97     0,16   0,04   -8,72     0,20   0,04  ║ 
║  5    9    67   2     -5,81     0,13  0,03   -6,97     0,16   0,03   -8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    9    68   2     -5,81     0,13  0,03   -6,97     0,16   0,03   -8,72     0,20   0,03  ║ 
║  5    9    69   2     -5,81     6,28  0,64   -6,97     7,54   0,64   -8,72     9,44   0,64  ║ 
║  5    9    70   2     -5,81     5,27  0,35   -6,97     6,33   0,35   -8,73     7,92   0,35  ║ 
║  5    9    71   2     -5,81    11,40  0,49   -6,97    13,67   0,49   -8,73    17,12   0,49  ║ 
║  5    9    72   2     -5,81    11,40  0,48   -6,97    13,67   0,48   -8,73    17,12   0,48  ║ 
║  5    9    73   2     -5,81     4,01  0,30   -6,97     4,81   0,30   -8,73     6,02   0,30  ║ 
║  5    9    74   2     -5,81     4,95  0,34   -6,97     5,94   0,34   -8,73     7,43   0,34  ║ 
║  5    9    75   2     -5,81    11,40  0,48   -6,97    13,67   0,48   -8,73    17,12   0,48  ║ 
║  5    9    76   2     -5,81    11,40  0,47   -6,97    13,67   0,47   -8,73    17,12   0,47  ║ 
║  5    9    77   2     -5,81     5,94  0,36   -6,97     7,13   0,36   -8,73     8,93   0,36  ║ 
║  5    9    78   2     -5,82     5,62  0,36   -6,98     6,74   0,36   -8,74     8,44   0,36  ║ 
║  5    9    79   2     -5,82    11,42  0,50   -6,98    13,70   0,50   -8,74    17,15   0,50  ║ 
║  5    9    80   2     -5,82    11,42  0,61   -6,98    13,70   0,61   -8,74    17,15   0,61  ║ 
║  5    9    81   2     -5,82    10,66  0,34   -6,98    12,80   0,34   -8,74    16,02   0,34  ║ 
║  5    9    82   2     -5,82     7,71  0,37   -6,98     9,25   0,37   -8,74    11,58   0,37  ║ 
║  5    9    83   2     -5,82    15,24  0,52   -6,98    18,28   0,52   -8,74    22,89   0,52  ║ 
║  5    9    84   2     -5,82     4,96  0,32   -6,98     5,95   0,32   -8,74     7,44   0,32  ║ 
║  5    9    85   2     -5,82    11,42  0,99   -6,98    11,51   0,99   -8,74    11,51   0,99  ║ 
║  5    9    86   2     -5,83    34,04  0,76   -6,99    40,85   0,76   -8,75    44,75   0,76  ║ 
║  5    9    87   2     -5,83    22,88  0,79   -6,99    27,46   0,79   -8,75    28,90   0,79  ║ 
║  5    9    88   2     -5,83    11,43  0,55   -6,99    13,72   0,55   -8,75    17,17   0,55  ║ 
║  5    9    89   2     -5,83    43,47  0,82   -6,99    52,17   0,82   -8,75    53,33   0,82  ║ 
║  5    9    90   2     -5,82    17,15  0,58   -6,98    20,58   0,58   -8,74    25,76   0,58  ║ 
║  5    9    91   2     -5,83    12,19  0,54   -6,99    14,63   0,54   -8,75    18,31   0,54  ║ 
║  5    9    92   2     -5,83     9,18  0,49   -6,99    11,02   0,49   -8,75    13,78   0,50  ║ 
║  5    9    93   2     -5,84    34,11  0,83   -7,00    40,92   0,83   -8,76    41,25   0,83  ║ 
║  5    9    94   2     -5,84     2,62  0,25   -7,00     3,14   0,25   -8,76     3,93   0,25  ║ 
║  5    9    95   2     -5,85    34,17  0,82   -7,02    41,00   0,82   -8,77    41,55   0,82  ║ 
║  5    9    96   2     -5,85     2,62  0,25   -7,02     3,15   0,25   -8,77     3,94   0,25  ║ 
║  5    9    97   2     -5,86    11,51  1,00   -7,04    11,51   1,00   -8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5    9    98   2     -5,86    34,23  0,77   -7,03    41,08   0,77   -8,79    44,59   0,77  ║ 
║  5    9    99   2     -5,86    23,01  0,80   -7,03    27,61   0,80   -8,79    28,64   0,80  ║ 
║  5    9   100   2     -5,86    11,49  0,53   -7,03    13,79   0,53   -8,79    17,25   0,53  ║ 
║  5    9   101   2     -5,86    42,99  0,77   -7,03    51,59   0,77   -8,79    55,70   0,77  ║ 
║  5    9   102   2     -5,86     4,99  0,31   -7,03     5,99   0,31   -8,79     7,48   0,31  ║ 
║  5    9   103   2     -2,33     2,52  0,13   -2,78     3,01   0,13   -3,28     3,55   0,12  ║ 
║  5    9   104   2     -5,86     4,99  0,33   -7,04     5,99   0,33   -8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5    9   105   2     -5,86    11,51  0,50   -7,04    13,81   0,50   -8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5    9   106   2     -5,86    11,51  0,63   -7,04    13,81   0,63   -8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5    9   107   2     -5,86    11,12  0,34   -7,04    13,35   0,34   -8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5    9   108   2     -5,86     7,77  0,42   -7,04     9,32   0,42   -8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5    9   109   2     -5,86    15,35  0,55   -7,04    18,42   0,55   -8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5    9   110   2     -5,86     3,74  0,27   -7,04     4,49   0,27   -8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5    9   111   2     -5,86    15,74  0,56   -7,04    18,89   0,56   -8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5    9   112   2     -5,88     5,00  0,33   -7,05     6,01   0,33   -8,81     7,50   0,33  ║ 
║  5    9   113   2     -5,88    11,53  0,49   -7,05    13,84   0,49   -8,81    17,29   0,49  ║ 
║  5    9   114   2     -5,88    11,53  0,48   -7,05    13,84   0,48   -8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    9   115   2     -5,88     4,36  0,32   -7,05     5,24   0,32   -8,81     6,54   0,32  ║ 
║  5    9   116   2     -5,88     5,00  0,33   -7,05     6,01   0,33   -8,81     7,50   0,33  ║ 
║  5    9   117   2     -5,88    11,53  0,48   -7,05    13,84   0,48   -8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    9   118   2     -5,88    11,53  0,48   -7,05    13,84   0,48   -8,81    17,29   0,48  ║ 
║  5    9   119   2     -5,88     6,01  0,37   -7,05     7,21   0,37   -8,81     9,01   0,37  ║ 
║  5    9   120   2     -5,88     4,06  0,50   -7,05     4,87   0,50   -8,81     6,08   0,50  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9   121   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   122   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   123   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   124   2     -5,88    11,15  0,57   -7,05    13,38   0,57   -8,81    16,72   0,57  ║ 
║  5    9   125   2     -5,88    13,07  0,56   -7,05    15,69   0,56   -8,81    19,60   0,56  ║ 
║  5    9   126   2     -5,88     8,52  0,44   -7,05    10,22   0,44   -8,81    12,77   0,44  ║ 
║  5    9   127   2     -5,88    13,07  0,62   -7,05    15,69   0,62   -8,81    19,60   0,62  ║ 
║  5    9   128   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   129   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   130   2     -5,88     0,14  0,04   -7,05     0,16   0,04   -8,81     0,20   0,04  ║ 
║  5    9   131   2     -5,88     5,67  0,57   -7,05     6,81   0,57   -8,81     8,51   0,57  ║ 
║  5    9   132   2     -5,86    11,49  0,66   -7,03    13,79   0,66   -8,79    17,25   0,66  ║ 
║  5    9   133   2     -0,22     2,06  0,03   -0,26     2,49   0,03   -0,31     3,00   0,03  ║ 
║  5   10     2   2     -0,22     2,06  0,03   -0,26     2,49   0,03   -0,31     3,00   0,03  ║ 
║  5   10     3   2     -0,12     0,96  0,02   -0,14     1,16   0,02   -0,17     1,40   0,02  ║ 
║  5   10     4   2     -0,12     0,05  0,01   -0,14     0,06   0,01   -0,17     0,07   0,01  ║ 
║  5   10     5   2     -5,65     2,53  0,46   -6,77     3,04   0,46   -8,48     3,80   0,46  ║ 
║  5   10     6   2     -5,86     2,89  0,50   -7,04     3,47   0,50   -8,80     4,34   0,50  ║ 
║  5   10     7   2     -0,12     0,02  0,00   -0,14     0,03   0,00   -0,17     0,03   0,00  ║ 
║  5   10     8   2     -0,12     1,06  0,02   -0,14     1,28   0,02   -0,17     1,54   0,02  ║ 
║  5   10     9   2     -0,06     0,44  0,01   -0,07     0,54   0,01   -0,08     0,65   0,01  ║ 
║  5   10    10   2     -0,06     0,33  0,01   -0,07     0,40   0,01   -0,08     0,48   0,01  ║ 
║  5   10    11   2     -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    12   2     -0,06     0,07  0,00   -0,07     0,08   0,00   -0,08     0,10   0,00  ║ 
║  5   10    13   2     -0,06     0,08  0,00   -0,07     0,10   0,00   -0,08     0,12   0,00  ║ 
║  5   10    14   2     -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    15   2     -0,06     0,39  0,01   -0,07     0,47   0,01   -0,08     0,56   0,01  ║ 
║  5   10    16   2     -0,06     0,42  0,01   -0,07     0,51   0,01   -0,08     0,62   0,01  ║ 
║  5   10    17   2     -0,02     0,14  0,00   -0,02     0,16   0,00   -0,03     0,20   0,00  ║ 
║  5   10    18   2     -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    19   2     -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    20   2     -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,02   0,00   -0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    21   2     -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,03   0,00   -0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    22   2     -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    23   2     -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    24   2     -0,02     0,15  0,00   -0,02     0,18   0,00   -0,03     0,21   0,00  ║ 
║  5   10    25   2      0,01     0,08  0,00    0,01     0,10   0,00    0,02     0,12   0,00  ║ 
║  5   10    26   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    27   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    28   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    29   2      0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,02     0,05   0,00  ║ 
║  5   10    30   2      0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,02     0,05   0,00  ║ 
║  5   10    31   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    32   2      0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    33   2      0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    34   2      0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,02     0,13   0,00  ║ 
║  5   10    35   2      0,05     0,37  0,01    0,06     0,45   0,01    0,07     0,54   0,01  ║ 
║  5   10    36   2      0,05     0,31  0,01    0,06     0,37   0,01    0,07     0,44   0,01  ║ 
║  5   10    37   2      0,05     0,04  0,00    0,06     0,05   0,00    0,07     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    38   2      0,05     0,06  0,00    0,06     0,08   0,00    0,07     0,09   0,00  ║ 
║  5   10    39   2      0,05     0,05  0,00    0,06     0,06   0,00    0,07     0,08   0,00  ║ 
║  5   10    40   2      0,05     0,04  0,00    0,06     0,04   0,00    0,07     0,05   0,00  ║ 
║  5   10    41   2      0,05     0,31  0,01    0,06     0,37   0,01    0,07     0,45   0,01  ║ 
║  5   10    42   2      0,05     0,39  0,01    0,06     0,47   0,01    0,07     0,57   0,01  ║ 
║  5   10    43   2      0,11     0,86  0,02    0,13     1,04   0,02    0,16     1,25   0,01  ║ 
║  5   10    44   2      0,11     0,05  0,01    0,13     0,06   0,01    0,16     0,07   0,01  ║ 
║  5   10    45   2      0,11     0,89  0,02    0,13     1,08   0,02    0,16     1,30   0,02  ║ 
║  5   10    46   2      0,21     2,12  0,03    0,25     2,56   0,03    0,30     3,08   0,03  ║ 
║  5   10    47   2      0,21     0,09  0,01    0,25     0,11   0,01    0,30     0,14   0,01  ║ 
║  5   10    48   2      0,21     0,16  0,01    0,25     0,19   0,01    0,30     0,23   0,01  ║ 
║  5   10    49   2      0,05     0,04  0,01    0,06     0,05   0,01    0,07     0,06   0,01  ║ 
║  5   10    50   2      0,21     2,09  0,03    0,25     2,53   0,03    0,30     3,04   0,03  ║ 
║  5   10    51   2     -5,73    17,26  0,64   -6,87    20,71   0,64   -8,60    25,91   0,64  ║ 
║  5   10    52   2     -5,78    17,42  0,64   -6,94    20,90   0,64   -8,68    26,14   0,64  ║ 
║  5   10    53   2     -5,68     1,63  0,14   -6,81     1,96   0,14   -8,52     2,45   0,14  ║ 
║  5   10    54   2     -5,84     1,68  0,14   -7,00     2,01   0,14   -8,75     2,52   0,14  ║ 
║  5   10    55   2     -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,08     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    56   2      0,11     0,11  0,01    0,13     0,13   0,01    0,16     0,16   0,01  ║ 
║  5   10    57   2      0,11     0,04  0,01    0,13     0,05   0,01    0,16     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    58   2     -5,57     4,14  0,44   -6,69     4,97   0,44   -8,37     6,22   0,44  ║ 
║  5   10    59   2     -5,57     0,13  0,04   -6,69     0,16   0,04   -8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5   10    60   2     -5,57     0,13  0,03   -6,69     0,16   0,03   -8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5   10    61   2     -5,57     0,13  0,04   -6,69     0,16   0,04   -8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5   10    62   2     -5,57    10,21  0,53   -6,69    12,25   0,53   -8,37    15,35   0,53  ║ 
║  5   10    63   2     -5,57    10,21  0,42   -6,69    12,25   0,42   -8,37    15,35   0,42  ║ 
║  5   10    64   2     -5,57    10,21  0,42   -6,69    12,25   0,42   -8,37    15,35   0,42  ║ 
║  5   10    65   2     -5,57    10,21  0,54   -6,69    12,25   0,54   -8,37    15,35   0,54  ║ 
║  5   10    66   2     -5,57     0,13  0,04   -6,69     0,16   0,04   -8,37     0,19   0,04  ║ 
║  5   10    67   2     -5,57     0,13  0,03   -6,69     0,16   0,03   -8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5   10    68   2     -5,57     0,13  0,03   -6,69     0,16   0,03   -8,37     0,19   0,03  ║ 
║  5   10    69   2     -5,57     6,03  0,61   -6,69     7,23   0,61   -8,37     9,06   0,61  ║ 
║  5   10    70   2     -5,59     5,07  0,34   -6,70     6,08   0,34   -8,39     7,62   0,34  ║ 
║  5   10    71   2     -5,59    10,96  0,47   -6,70    13,15   0,47   -8,39    16,47   0,47  ║ 
║  5   10    72   2     -5,59    10,96  0,46   -6,70    13,15   0,46   -8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5   10    73   2     -5,59     3,85  0,29   -6,70     4,62   0,29   -8,39     5,79   0,29  ║ 
║  5   10    74   2     -5,59     4,76  0,33   -6,70     5,71   0,33   -8,39     7,15   0,33  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   10    75   2     -5,59    10,96  0,46   -6,70    13,15   0,46   -8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5   10    76   2     -5,59    10,96  0,45   -6,70    13,15   0,45   -8,39    16,47   0,46  ║ 
║  5   10    77   2     -5,59     5,71  0,35   -6,70     6,86   0,35   -8,39     8,58   0,35  ║ 
║  5   10    78   2     -5,65     5,45  0,35   -6,77     6,54   0,35   -8,48     8,18   0,35  ║ 
║  5   10    79   2     -5,65    11,08  0,49   -6,77    13,29   0,49   -8,48    16,64   0,49  ║ 
║  5   10    80   2     -5,65    11,08  0,60   -6,77    13,29   0,60   -8,48    16,64   0,60  ║ 
║  5   10    81   2     -5,65    10,35  0,33   -6,77    12,41   0,33   -8,48    15,54   0,33  ║ 
║  5   10    82   2     -5,65     7,48  0,36   -6,77     8,97   0,36   -8,48    11,23   0,36  ║ 
║  5   10    83   2     -5,65    14,78  0,51   -6,77    17,74   0,51   -8,48    22,20   0,51  ║ 
║  5   10    84   2     -5,65     4,81  0,31   -6,77     5,77   0,31   -8,48     7,22   0,31  ║ 
║  5   10    85   2     -5,65    11,08  0,96   -6,77    11,51   0,96   -8,48    11,51   0,96  ║ 
║  5   10    86   2     -5,68    33,17  0,74   -6,81    39,79   0,74   -8,52    44,75   0,74  ║ 
║  5   10    87   2     -5,68    22,29  0,77   -6,81    26,75   0,77   -8,52    28,90   0,77  ║ 
║  5   10    88   2     -5,68    11,14  0,54   -6,81    13,36   0,54   -8,52    16,72   0,54  ║ 
║  5   10    89   2     -5,68    42,36  0,79   -6,81    50,82   0,79   -8,52    53,33   0,80  ║ 
║  5   10    90   2     -5,65    16,64  0,57   -6,77    19,97   0,57   -8,48    24,99   0,57  ║ 
║  5   10    91   2     -5,68    11,88  0,52   -6,81    14,25   0,52   -8,52    17,84   0,52  ║ 
║  5   10    92   2     -5,68     8,94  0,48   -6,81    10,73   0,48   -8,52    13,43   0,48  ║ 
║  5   10    93   2     -5,73    33,47  0,81   -6,87    40,16   0,81   -8,60    41,25   0,81  ║ 
║  5   10    94   2     -5,73     2,57  0,24   -6,87     3,08   0,24   -8,60     3,86   0,24  ║ 
║  5   10    95   2     -5,78    33,78  0,81   -6,94    40,54   0,81   -8,68    41,55   0,81  ║ 
║  5   10    96   2     -5,78     2,59  0,25   -6,94     3,11   0,25   -8,68     3,89   0,25  ║ 
║  5   10    97   2     -5,86    11,51  1,00   -7,04    11,51   1,00   -8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5   10    98   2     -5,84    34,10  0,76   -7,00    40,92   0,76   -8,75    44,59   0,76  ║ 
║  5   10    99   2     -5,84    22,92  0,80   -7,00    27,50   0,80   -8,75    28,64   0,80  ║ 
║  5   10   100   2     -5,84    11,45  0,53   -7,00    13,74   0,53   -8,75    17,18   0,53  ║ 
║  5   10   101   2     -5,84    42,83  0,77   -7,00    51,39   0,77   -8,75    55,70   0,77  ║ 
║  5   10   102   2     -5,84     4,97  0,31   -7,00     5,96   0,31   -8,75     7,46   0,31  ║ 
║  5   10   103   2      0,11     0,12  0,01    0,13     0,15   0,01    0,16     0,18   0,01  ║ 
║  5   10   104   2     -5,86     4,99  0,33   -7,04     5,99   0,33   -8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5   10   105   2     -5,86    11,51  0,50   -7,04    13,81   0,50   -8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5   10   106   2     -5,86    11,51  0,63   -7,04    13,81   0,63   -8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5   10   107   2     -5,86    11,12  0,34   -7,04    13,35   0,34   -8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5   10   108   2     -5,86     7,77  0,42   -7,04     9,32   0,42   -8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5   10   109   2     -5,86    15,35  0,55   -7,04    18,42   0,55   -8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5   10   110   2     -5,86     3,74  0,27   -7,04     4,49   0,27   -8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5   10   111   2     -5,86    15,74  0,56   -7,04    18,89   0,56   -8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5   10   112   2     -5,92     5,05  0,34   -7,11     6,06   0,34   -8,88     7,57   0,34  ║ 
║  5   10   113   2     -5,92    11,63  0,50   -7,11    13,95   0,50   -8,88    17,43   0,50  ║ 
║  5   10   114   2     -5,92    11,63  0,49   -7,11    13,95   0,49   -8,88    17,43   0,49  ║ 
║  5   10   115   2     -5,92     4,40  0,33   -7,11     5,28   0,33   -8,88     6,60   0,33  ║ 
║  5   10   116   2     -5,92     5,05  0,34   -7,11     6,06   0,34   -8,88     7,57   0,34  ║ 
║  5   10   117   2     -5,92    11,63  0,48   -7,11    13,95   0,48   -8,88    17,43   0,48  ║ 
║  5   10   118   2     -5,92    11,63  0,48   -7,11    13,95   0,48   -8,88    17,43   0,48  ║ 
║  5   10   119   2     -5,92     6,06  0,37   -7,11     7,27   0,37   -8,88     9,09   0,37  ║ 
║  5   10   120   2     -5,94     4,10  0,50   -7,13     4,92   0,50   -8,91     6,14   0,50  ║ 
║  5   10   121   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   122   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   123   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   124   2     -5,94    11,27  0,57   -7,13    13,52   0,57   -8,91    16,90   0,57  ║ 
║  5   10   125   2     -5,94    13,21  0,56   -7,13    15,85   0,56   -8,91    19,80   0,56  ║ 
║  5   10   126   2     -5,94     8,61  0,44   -7,13    10,33   0,44   -8,91    12,91   0,44  ║ 
║  5   10   127   2     -5,94    13,21  0,62   -7,13    15,85   0,62   -8,91    19,80   0,62  ║ 
║  5   10   128   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   129   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   130   2     -5,94     0,14  0,04   -7,13     0,17   0,04   -8,91     0,21   0,04  ║ 
║  5   10   131   2     -5,94     5,73  0,58   -7,13     6,88   0,58   -8,91     8,59   0,58  ║ 
║  5   10   132   2     -5,84    11,45  0,65   -7,00    13,74   0,65   -8,75    17,18   0,65  ║ 
║  5   10   133   2      1,90    18,14  0,30    2,27    21,63   0,30    2,67    25,52   0,28  ║ 
║  5   11     2   2      1,90    18,14  0,30    2,27    21,63   0,30    2,67    25,52   0,28  ║ 
║  5   11     3   2      2,07    16,80  0,28    2,48    20,06   0,28    2,93    23,75   0,27  ║ 
║  5   11     4   2      2,07     0,89  0,09    2,48     1,07   0,09    2,93     1,26   0,09  ║ 
║  5   11     5   2     -5,48     2,46  0,44   -6,57     2,95   0,44   -8,22     3,69   0,45  ║ 
║  5   11     6   2     -5,86     2,89  0,50   -7,04     3,47   0,50   -8,80     4,34   0,50  ║ 
║  5   11     7   2      2,07     0,39  0,06    2,48     0,47   0,06    2,93     0,56   0,06  ║ 
║  5   11     8   2      2,07    18,53  0,29    2,48    22,12   0,29    2,93    26,19   0,28  ║ 
║  5   11     9   2      2,19    17,38  0,26    2,61    20,76   0,26    3,10    24,64   0,24  ║ 
║  5   11    10   2      2,19    13,04  0,29    2,61    15,58   0,28    3,10    18,49   0,27  ║ 
║  5   11    11   2      2,19     1,86  0,12    2,61     2,22   0,12    3,10     2,64   0,11  ║ 
║  5   11    12   2      2,19     2,63  0,14    2,61     3,14   0,14    3,10     3,72   0,13  ║ 
║  5   11    13   2      2,19     3,17  0,16    2,61     3,78   0,16    3,10     4,49   0,15  ║ 
║  5   11    14   2      2,19     1,86  0,12    2,61     2,22   0,11    3,10     2,64   0,11  ║ 
║  5   11    15   2      2,19    15,09  0,30    2,61    18,02   0,30    3,10    21,39   0,28  ║ 
║  5   11    16   2      2,19    16,58  0,25    2,61    19,80   0,24    3,10    23,49   0,23  ║ 
║  5   11    17   2      2,25    16,95  0,26    2,69    20,25   0,25    3,20    24,05   0,24  ║ 
║  5   11    18   2      2,25     5,01  0,18    2,69     5,98   0,18    3,20     7,11   0,17  ║ 
║  5   11    19   2      2,25     1,01  0,08    2,69     1,21   0,08    3,20     1,43   0,08  ║ 
║  5   11    20   2      2,25     2,44  0,13    2,69     2,91   0,13    3,20     3,46   0,12  ║ 
║  5   11    21   2      2,25     2,71  0,14    2,69     3,23   0,14    3,20     3,84   0,13  ║ 
║  5   11    22   2      2,25     0,71  0,06    2,69     0,85   0,06    3,20     1,01   0,06  ║ 
║  5   11    23   2      2,25     5,01  0,18    2,69     5,98   0,18    3,20     7,11   0,17  ║ 
║  5   11    24   2      2,25    18,33  0,25    2,69    21,91   0,25    3,20    26,02   0,24  ║ 
║  5   11    25   2      2,30    17,33  0,26    2,75    20,71   0,26    3,27    24,62   0,25  ║ 
║  5   11    26   2      2,30     5,12  0,19    2,75     6,12   0,19    3,27     7,28   0,18  ║ 
║  5   11    27   2      2,30     2,77  0,15    2,75     3,31   0,15    3,27     3,93   0,14  ║ 
║  5   11    28   2      2,30     3,63  0,22    2,75     4,34   0,22    3,27     5,16   0,21  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11    29   2      2,30     7,54  0,26    2,75     9,02   0,26    3,27    10,72   0,24  ║ 
║  5   11    30   2      2,30     7,54  0,25    2,75     9,02   0,25    3,27    10,72   0,24  ║ 
║  5   11    31   2      2,30     3,63  0,22    2,75     4,34   0,22    3,27     5,16   0,21  ║ 
║  5   11    32   2      2,30     3,19  0,16    2,75     3,82   0,16    3,27     4,54   0,15  ║ 
║  5   11    33   2      2,30     5,12  0,19    2,75     6,12   0,19    3,27     7,28   0,18  ║ 
║  5   11    34   2      2,30    18,75  0,26    2,75    22,40   0,26    3,27    26,63   0,25  ║ 
║  5   11    35   2      2,37    18,28  0,28    2,83    21,85   0,28    3,37    26,00   0,27  ║ 
║  5   11    36   2      2,37    14,89  0,25    2,83    17,81   0,25    3,37    21,19   0,24  ║ 
║  5   11    37   2      2,37     2,02  0,13    2,83     2,41   0,13    3,37     2,87   0,13  ║ 
║  5   11    38   2      2,37     3,14  0,16    2,83     3,75   0,16    3,37     4,47   0,16  ║ 
║  5   11    39   2      2,37     2,56  0,15    2,83     3,07   0,14    3,37     3,65   0,14  ║ 
║  5   11    40   2      2,37     1,76  0,12    2,83     2,10   0,12    3,37     2,50   0,12  ║ 
║  5   11    41   2      2,37    15,04  0,26    2,83    17,98   0,26    3,37    21,40   0,25  ║ 
║  5   11    42   2      2,37    19,15  0,26    2,83    22,89   0,26    3,37    27,24   0,25  ║ 
║  5   11    43   2      2,48    19,13  0,34    2,97    22,88   0,34    3,54    27,27   0,33  ║ 
║  5   11    44   2      2,48     1,11  0,12    2,97     1,33   0,12    3,54     1,59   0,11  ║ 
║  5   11    45   2      2,48    19,90  0,35    2,97    23,80   0,35    3,54    28,36   0,33  ║ 
║  5   11    46   2      2,66    26,94  0,42    3,18    32,25   0,42    3,79    38,50   0,40  ║ 
║  5   11    47   2      2,66     1,19  0,14    3,18     1,43   0,14    3,79     1,70   0,13  ║ 
║  5   11    48   2      2,66     1,97  0,18    3,18     2,36   0,18    3,79     2,82   0,17  ║ 
║  5   11    49   2      2,37     2,02  0,27    2,83     2,41   0,27    3,37     2,87   0,26  ║ 
║  5   11    50   2      2,66    26,62  0,42    3,18    31,86   0,42    3,79    38,04   0,40  ║ 
║  5   11    51   2     -5,62    16,94  0,62   -6,75    20,32   0,62   -8,44    25,42   0,62  ║ 
║  5   11    52   2     -5,72    17,23  0,64   -6,86    20,67   0,64   -8,58    25,85   0,64  ║ 
║  5   11    53   2     -5,53     1,59  0,13   -6,63     1,91   0,13   -8,30     2,39   0,13  ║ 
║  5   11    54   2     -5,81     1,67  0,14   -6,98     2,01   0,14   -8,72     2,51   0,14  ║ 
║  5   11    55   2      2,19     1,18  0,12    2,61     1,41   0,11    3,10     1,67   0,11  ║ 
║  5   11    56   2      2,48     2,40  0,16    2,97     2,86   0,16    3,54     3,41   0,15  ║ 
║  5   11    57   2      2,48     0,90  0,12    2,96     1,08   0,12    3,53     1,29   0,11  ║ 
║  5   11    58   2     -5,35     3,97  0,42   -6,42     4,76   0,42   -8,03     5,97   0,42  ║ 
║  5   11    59   2     -5,35     0,12  0,03   -6,42     0,15   0,03   -8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5   11    60   2     -5,35     0,12  0,03   -6,42     0,15   0,03   -8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5   11    61   2     -5,35     0,12  0,04   -6,42     0,15   0,04   -8,03     0,19   0,04  ║ 
║  5   11    62   2     -5,35     9,80  0,51   -6,42    11,76   0,51   -8,03    14,72   0,51  ║ 
║  5   11    63   2     -5,35     9,80  0,41   -6,42    11,76   0,40   -8,03    14,72   0,41  ║ 
║  5   11    64   2     -5,35     9,80  0,41   -6,42    11,76   0,41   -8,03    14,72   0,41  ║ 
║  5   11    65   2     -5,35     9,80  0,51   -6,42    11,76   0,51   -8,03    14,72   0,52  ║ 
║  5   11    66   2     -5,35     0,12  0,03   -6,42     0,15   0,03   -8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5   11    67   2     -5,35     0,12  0,03   -6,42     0,15   0,03   -8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5   11    68   2     -5,35     0,12  0,03   -6,42     0,15   0,03   -8,03     0,19   0,03  ║ 
║  5   11    69   2     -5,35     5,79  0,59   -6,42     6,94   0,59   -8,03     8,69   0,59  ║ 
║  5   11    70   2     -5,37     4,88  0,33   -6,44     5,85   0,33   -8,06     7,32   0,33  ║ 
║  5   11    71   2     -5,37    10,54  0,45   -6,44    12,64   0,45   -8,06    15,82   0,45  ║ 
║  5   11    72   2     -5,37    10,54  0,44   -6,44    12,64   0,44   -8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5   11    73   2     -5,37     3,71  0,28   -6,44     4,44   0,28   -8,06     5,56   0,28  ║ 
║  5   11    74   2     -5,37     4,57  0,32   -6,44     5,49   0,32   -8,06     6,87   0,32  ║ 
║  5   11    75   2     -5,37    10,54  0,44   -6,44    12,64   0,44   -8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5   11    76   2     -5,37    10,54  0,44   -6,44    12,64   0,44   -8,06    15,82   0,44  ║ 
║  5   11    77   2     -5,37     5,49  0,34   -6,44     6,59   0,34   -8,06     8,25   0,34  ║ 
║  5   11    78   2     -5,48     5,29  0,34   -6,57     6,34   0,34   -8,22     7,94   0,34  ║ 
║  5   11    79   2     -5,48    10,75  0,47   -6,57    12,90   0,47   -8,22    16,14   0,47  ║ 
║  5   11    80   2     -5,48    10,75  0,58   -6,57    12,90   0,58   -8,22    16,14   0,58  ║ 
║  5   11    81   2     -5,48    10,04  0,32   -6,57    12,04   0,32   -8,22    15,07   0,32  ║ 
║  5   11    82   2     -5,48     7,26  0,35   -6,57     8,70   0,35   -8,22    10,89   0,35  ║ 
║  5   11    83   2     -5,48    14,34  0,49   -6,57    17,21   0,49   -8,22    21,53   0,49  ║ 
║  5   11    84   2     -5,48     4,67  0,30   -6,57     5,60   0,30   -8,22     7,00   0,30  ║ 
║  5   11    85   2     -5,48    10,75  0,93   -6,57    11,51   0,93   -8,22    11,51   0,94  ║ 
║  5   11    86   2     -5,53    32,32  0,72   -6,63    38,77   0,72   -8,30    44,75   0,72  ║ 
║  5   11    87   2     -5,53    21,72  0,75   -6,63    26,06   0,75   -8,30    28,90   0,75  ║ 
║  5   11    88   2     -5,53    10,85  0,52   -6,63    13,02   0,52   -8,30    16,29   0,52  ║ 
║  5   11    89   2     -5,53    41,27  0,77   -6,63    49,50   0,77   -8,30    53,33   0,77  ║ 
║  5   11    90   2     -5,48    16,15  0,55   -6,57    19,37   0,55   -8,22    24,24   0,55  ║ 
║  5   11    91   2     -5,53    11,57  0,51   -6,63    13,88   0,51   -8,30    17,37   0,51  ║ 
║  5   11    92   2     -5,53     8,71  0,47   -6,63    10,45   0,47   -8,30    13,08   0,47  ║ 
║  5   11    93   2     -5,62    32,86  0,80   -6,75    39,42   0,80   -8,44    41,25   0,80  ║ 
║  5   11    94   2     -5,62     2,52  0,24   -6,75     3,03   0,24   -8,44     3,79   0,24  ║ 
║  5   11    95   2     -5,72    33,41  0,80   -6,86    40,09   0,80   -8,58    41,55   0,80  ║ 
║  5   11    96   2     -5,72     2,56  0,24   -6,86     3,08   0,24   -8,58     3,85   0,24  ║ 
║  5   11    97   2     -5,86    11,51  1,00   -7,04    11,51   1,00   -8,80    11,51   1,00  ║ 
║  5   11    98   2     -5,81    33,97  0,76   -6,98    40,76   0,76   -8,72    44,59   0,76  ║ 
║  5   11    99   2     -5,81    22,83  0,80   -6,98    27,40   0,80   -8,72    28,64   0,80  ║ 
║  5   11   100   2     -5,81    11,41  0,53   -6,98    13,69   0,53   -8,72    17,11   0,53  ║ 
║  5   11   101   2     -5,81    42,66  0,77   -6,98    51,19   0,77   -8,72    55,70   0,77  ║ 
║  5   11   102   2     -5,81     4,95  0,31   -6,98     5,94   0,31   -8,72     7,43   0,31  ║ 
║  5   11   103   2      2,48     2,69  0,14    2,97     3,21   0,14    3,54     3,83   0,13  ║ 
║  5   11   104   2     -5,86     4,99  0,33   -7,04     5,99   0,33   -8,80     7,49   0,33  ║ 
║  5   11   105   2     -5,86    11,51  0,50   -7,04    13,81   0,50   -8,80    17,26   0,50  ║ 
║  5   11   106   2     -5,86    11,51  0,63   -7,04    13,81   0,63   -8,80    17,26   0,63  ║ 
║  5   11   107   2     -5,86    11,12  0,34   -7,04    13,35   0,34   -8,80    16,69   0,34  ║ 
║  5   11   108   2     -5,86     7,77  0,42   -7,04     9,32   0,42   -8,80    11,65   0,42  ║ 
║  5   11   109   2     -5,86    15,35  0,55   -7,04    18,42   0,55   -8,80    23,03   0,55  ║ 
║  5   11   110   2     -5,86     3,74  0,27   -7,04     4,49   0,27   -8,80     5,62   0,27  ║ 
║  5   11   111   2     -5,86    15,74  0,56   -7,04    18,89   0,56   -8,80    23,61   0,56  ║ 
║  5   11   112   2     -5,97     5,09  0,34   -7,17     6,10   0,34   -8,96     7,63   0,34  ║ 
║  5   11   113   2     -5,97    11,72  0,50   -7,17    14,06   0,50   -8,96    17,58   0,50  ║ 
║  5   11   114   2     -5,97    11,72  0,49   -7,17    14,06   0,49   -8,96    17,58   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11   115   2     -5,97     4,44  0,33   -7,17     5,32   0,33   -8,96     6,65   0,33  ║ 
║  5   11   116   2     -5,97     5,09  0,34   -7,17     6,10   0,34   -8,96     7,63   0,34  ║ 
║  5   11   117   2     -5,97    11,72  0,49   -7,17    14,06   0,49   -8,96    17,58   0,49  ║ 
║  5   11   118   2     -5,97    11,72  0,49   -7,17    14,06   0,49   -8,96    17,58   0,49  ║ 
║  5   11   119   2     -5,97     6,11  0,37   -7,17     7,33   0,37   -8,96     9,16   0,37  ║ 
║  5   11   120   2     -6,00     4,14  0,51   -7,20     4,97   0,51   -8,99     6,21   0,51  ║ 
║  5   11   121   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   122   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   123   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   124   2     -6,00    11,38  0,58   -7,20    13,66   0,58   -8,99    17,06   0,58  ║ 
║  5   11   125   2     -6,00    13,34  0,57   -7,20    16,01   0,57   -8,99    20,00   0,57  ║ 
║  5   11   126   2     -6,00     8,69  0,45   -7,20    10,43   0,45   -8,99    13,03   0,45  ║ 
║  5   11   127   2     -6,00    13,34  0,63   -7,20    16,01   0,63   -8,99    20,00   0,63  ║ 
║  5   11   128   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   129   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   130   2     -6,00     0,14  0,04   -7,20     0,17   0,04   -8,99     0,21   0,04  ║ 
║  5   11   131   2     -6,00     5,79  0,59   -7,20     6,95   0,59   -8,99     8,68   0,59  ║ 
║  5   11   132   2     -5,81    11,41  0,65   -6,98    13,69   0,65   -8,72    17,11   0,65  ║ 
║  5   11   133   2      5,14    49,02  0,81    5,73    54,63   0,75    6,43    60,59   0,67  ║ 
║  5   12     2   2      5,14    49,02  0,81    5,73    54,63   0,75    6,43    60,59   0,67  ║ 
║  5   12     3   2      5,41    43,85  0,74    6,16    49,87   0,70    7,13    57,79   0,65  ║ 
║  5   12     4   2      5,41     2,33  0,25    6,16     2,65   0,23    7,13     3,07   0,22  ║ 
║  5   12     5   2     -4,45     2,00  0,36   -4,94     2,22   0,33   -5,46     2,45   0,30  ║ 
║  5   12     6   2     -5,06     2,50  0,43   -5,90     2,91   0,42   -7,02     3,47   0,40  ║ 
║  5   12     7   2      5,41     1,03  0,15    6,16     1,17   0,15    7,13     1,35   0,13  ║ 
║  5   12     8   2      5,41    48,35  0,77    6,16    54,99   0,73    7,13    62,89   0,68  ║ 
║  5   12     9   2      5,59    44,46  0,66    6,43    51,17   0,63    7,59    60,35   0,60  ║ 
║  5   12    10   2      5,59    33,36  0,73    6,43    38,40   0,70    7,59    45,28   0,66  ║ 
║  5   12    11   2      5,59     4,76  0,30    6,43     5,48   0,29    7,59     6,46   0,27  ║ 
║  5   12    12   2      5,59     6,72  0,36    6,43     7,73   0,35    7,59     9,12   0,33  ║ 
║  5   12    13   2      5,59     8,10  0,40    6,43     9,32   0,38    7,59    10,99   0,36  ║ 
║  5   12    14   2      5,59     4,76  0,30    6,43     5,48   0,28    7,59     6,46   0,27  ║ 
║  5   12    15   2      5,59    38,59  0,76    6,43    44,42   0,73    7,59    50,75   0,69  ║ 
║  5   12    16   2      5,59    42,39  0,63    6,43    48,79   0,60    7,59    57,55   0,57  ║ 
║  5   12    17   2      5,70    42,85  0,65    6,60    49,66   0,62    7,86    59,14   0,60  ║ 
║  5   12    18   2      5,70    12,66  0,46    6,60    14,68   0,44    7,86    17,48   0,42  ║ 
║  5   12    19   2      5,70     2,55  0,21    6,60     2,96   0,20    7,86     3,53   0,19  ║ 
║  5   12    20   2      5,70     6,16  0,33    6,60     7,14   0,32    7,86     8,50   0,30  ║ 
║  5   12    21   2      5,70     6,85  0,35    6,60     7,93   0,33    7,86     9,45   0,32  ║ 
║  5   12    22   2      5,69     1,80  0,15    6,60     2,08   0,14    7,86     2,48   0,14  ║ 
║  5   12    23   2      5,70    12,66  0,46    6,60    14,68   0,45    7,86    17,48   0,43  ║ 
║  5   12    24   2      5,70    46,35  0,64    6,60    53,71   0,62    7,86    63,97   0,59  ║ 
║  5   12    25   2      5,78    43,46  0,66    6,73    50,61   0,64    8,07    60,70   0,61  ║ 
║  5   12    26   2      5,78    12,84  0,47    6,73    14,96   0,46    8,07    17,94   0,44  ║ 
║  5   12    27   2      5,78     6,94  0,37    6,73     8,08   0,36    8,07     9,70   0,35  ║ 
║  5   12    28   2      5,78     9,10  0,56    6,73    10,60   0,54    8,07    12,71   0,52  ║ 
║  5   12    29   2      5,78    18,92  0,65    6,73    22,03   0,63    8,07    26,42   0,60  ║ 
║  5   12    30   2      5,78    18,92  0,63    6,73    22,03   0,61    8,07    26,42   0,59  ║ 
║  5   12    31   2      5,78     9,10  0,55    6,73    10,60   0,54    8,07    12,71   0,52  ║ 
║  5   12    32   2      5,78     8,01  0,41    6,73     9,33   0,40    8,07    11,19   0,38  ║ 
║  5   12    33   2      5,78    12,84  0,47    6,73    14,96   0,46    8,07    17,94   0,44  ║ 
║  5   12    34   2      5,78    47,01  0,65    6,73    54,74   0,63    8,07    65,66   0,61  ║ 
║  5   12    35   2      5,88    45,35  0,70    6,89    53,14   0,68    8,34    64,30   0,66  ║ 
║  5   12    36   2      5,88    36,96  0,63    6,89    43,31   0,61    8,34    52,41   0,59  ║ 
║  5   12    37   2      5,88     5,01  0,33    6,89     5,87   0,32    8,34     7,10   0,31  ║ 
║  5   12    38   2      5,88     7,79  0,41    6,89     9,13   0,40    8,34    11,05   0,38  ║ 
║  5   12    39   2      5,88     6,36  0,36    6,89     7,46   0,35    8,34     9,02   0,34  ║ 
║  5   12    40   2      5,88     4,37  0,30    6,89     5,12   0,29    8,34     6,19   0,29  ║ 
║  5   12    41   2      5,88    37,32  0,65    6,89    43,74   0,63    8,34    52,93   0,61  ║ 
║  5   12    42   2      5,88    47,52  0,65    6,89    55,68   0,64    8,34    67,38   0,62  ║ 
║  5   12    43   2      6,06    46,71  0,84    7,17    55,27   0,83    8,79    55,70   0,81  ║ 
║  5   12    44   2      6,06     2,72  0,29    7,17     3,22   0,29    8,79     3,95   0,29  ║ 
║  5   12    45   2      6,06    48,57  0,86    7,17    56,73   0,84    8,79    56,73   0,83  ║ 
║  5   12    46   2      6,33    64,27  1,00    7,60    64,47   1,00    9,50    64,47   1,00  ║ 
║  5   12    47   2      6,33     2,84  0,33    7,60     3,41   0,33    9,50     4,26   0,33  ║ 
║  5   12    48   2      6,33     4,70  0,43    7,60     5,64   0,43    9,50     7,06   0,43  ║ 
║  5   12    49   2      5,88     5,01  0,68    6,89     5,87   0,66    8,34     7,10   0,64  ║ 
║  5   12    50   2      6,33    63,50  1,00    7,60    63,50   1,00    9,50    63,50   1,00  ║ 
║  5   12    51   2     -4,68    14,10  0,52   -5,30    15,97   0,49   -6,04    18,21   0,45  ║ 
║  5   12    52   2     -4,83    14,55  0,54   -5,54    16,68   0,51   -6,43    19,37   0,48  ║ 
║  5   12    53   2     -4,53     1,30  0,11   -5,07     1,46   0,10   -5,67     1,63   0,09  ║ 
║  5   12    54   2     -4,98     1,43  0,12   -5,77     1,66   0,11   -6,82     1,96   0,11  ║ 
║  5   12    55   2      5,59     3,02  0,30    6,43     3,48   0,28    7,59     4,10   0,27  ║ 
║  5   12    56   2      6,06     5,85  0,39    7,17     6,92   0,38    8,79     8,49   0,38  ║ 
║  5   12    57   2      6,05     2,20  0,29    7,16     2,61   0,28    8,78     3,20   0,28  ║ 
║  5   12    58   2     -4,25     3,15  0,33   -4,62     3,43   0,30   -4,93     3,66   0,26  ║ 
║  5   12    59   2     -4,25     0,10  0,03   -4,62     0,11   0,02   -4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    60   2     -4,25     0,10  0,02   -4,62     0,11   0,02   -4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    61   2     -4,25     0,10  0,03   -4,62     0,11   0,03   -4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    62   2     -4,25     7,78  0,41   -4,62     8,47   0,37   -4,93     9,03   0,31  ║ 
║  5   12    63   2     -4,25     7,78  0,32   -4,62     8,47   0,29   -4,93     9,03   0,25  ║ 
║  5   12    64   2     -4,25     7,78  0,32   -4,62     8,47   0,29   -4,93     9,03   0,25  ║ 
║  5   12    65   2     -4,25     7,78  0,41   -4,62     8,47   0,37   -4,93     9,03   0,32  ║ 
║  5   12    66   2     -4,25     0,10  0,03   -4,62     0,11   0,02   -4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    67   2     -4,25     0,10  0,03   -4,62     0,11   0,02   -4,93     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    68   2     -4,25     0,10  0,02   -4,62     0,11   0,02   -4,93     0,11   0,02  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

357 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   12    69   2     -4,25     4,59  0,47   -4,62     5,00   0,42   -4,93     5,33   0,36  ║ 
║  5   12    70   2     -4,28     3,88  0,26   -4,67     4,24   0,24   -5,01     4,55   0,20  ║ 
║  5   12    71   2     -4,28     8,40  0,36   -4,67     9,17   0,33   -5,01     9,84   0,28  ║ 
║  5   12    72   2     -4,28     8,40  0,35   -4,67     9,17   0,32   -5,01     9,84   0,28  ║ 
║  5   12    73   2     -4,28     2,95  0,22   -4,67     3,22   0,20   -5,01     3,46   0,17  ║ 
║  5   12    74   2     -4,28     3,64  0,25   -4,67     3,98   0,23   -5,01     4,27   0,20  ║ 
║  5   12    75   2     -4,28     8,40  0,35   -4,67     9,17   0,32   -5,01     9,84   0,27  ║ 
║  5   12    76   2     -4,28     8,40  0,35   -4,67     9,17   0,32   -5,01     9,84   0,27  ║ 
║  5   12    77   2     -4,28     4,38  0,27   -4,67     4,78   0,24   -5,01     5,13   0,21  ║ 
║  5   12    78   2     -4,45     4,29  0,28   -4,94     4,77   0,26   -5,46     5,26   0,23  ║ 
║  5   12    79   2     -4,45     8,73  0,39   -4,94     9,70   0,36   -5,46    10,71   0,31  ║ 
║  5   12    80   2     -4,45     8,73  0,47   -4,94     9,70   0,43   -5,46    10,71   0,38  ║ 
║  5   12    81   2     -4,45     8,16  0,26   -4,94     9,06   0,24   -5,46    10,00   0,21  ║ 
║  5   12    82   2     -4,45     5,89  0,29   -4,94     6,55   0,26   -5,46     7,23   0,23  ║ 
║  5   12    83   2     -4,45    11,65  0,40   -4,94    12,94   0,37   -5,46    14,28   0,33  ║ 
║  5   12    84   2     -4,45     3,79  0,25   -4,94     4,21   0,23   -5,46     4,65   0,20  ║ 
║  5   12    85   2     -4,45     8,73  0,76   -4,94     9,70   0,70   -5,46    10,71   0,62  ║ 
║  5   12    86   2     -4,53    26,48  0,59   -5,07    29,62   0,55   -5,67    33,11   0,49  ║ 
║  5   12    87   2     -4,53    17,80  0,62   -5,07    19,91   0,57   -5,67    22,25   0,51  ║ 
║  5   12    88   2     -4,53     8,89  0,43   -5,07     9,95   0,40   -5,67    11,12   0,36  ║ 
║  5   12    89   2     -4,53    33,82  0,63   -5,07    37,83   0,59   -5,67    42,28   0,53  ║ 
║  5   12    90   2     -4,45    13,12  0,45   -4,94    14,56   0,41   -5,46    16,08   0,36  ║ 
║  5   12    91   2     -4,53     9,48  0,42   -5,07    10,61   0,39   -5,67    11,86   0,35  ║ 
║  5   12    92   2     -4,53     7,14  0,38   -5,07     7,99   0,36   -5,67     8,93   0,32  ║ 
║  5   12    93   2     -4,68    27,34  0,66   -5,30    30,97   0,63   -6,04    35,31   0,57  ║ 
║  5   12    94   2     -4,68     2,10  0,20   -5,30     2,38   0,19   -6,04     2,71   0,17  ║ 
║  5   12    95   2     -4,83    28,22  0,68   -5,54    32,35   0,65   -6,43    37,57   0,60  ║ 
║  5   12    96   2     -4,83     2,17  0,21   -5,54     2,48   0,20   -6,43     2,88   0,18  ║ 
║  5   12    97   2     -5,06     9,93  0,86   -5,90    11,51   0,84   -7,02    11,51   0,80  ║ 
║  5   12    98   2     -4,98    29,10  0,65   -5,77    33,73   0,63   -6,82    39,84   0,60  ║ 
║  5   12    99   2     -4,98    19,56  0,68   -5,77    22,67   0,66   -6,82    26,78   0,62  ║ 
║  5   12   100   2     -4,98     9,77  0,45   -5,77    11,33   0,44   -6,82    13,38   0,41  ║ 
║  5   12   101   2     -4,98    36,55  0,66   -5,77    42,37   0,63   -6,82    50,04   0,60  ║ 
║  5   12   102   2     -4,98     4,24  0,26   -5,77     4,92   0,25   -6,82     5,81   0,24  ║ 
║  5   12   103   2      6,06     6,56  0,34    7,17     7,76   0,34    8,79     9,52   0,33  ║ 
║  5   12   104   2     -5,06     4,31  0,29   -5,90     5,02   0,28   -7,02     5,98   0,27  ║ 
║  5   12   105   2     -5,06     9,93  0,43   -5,90    11,57   0,42   -7,02    13,78   0,40  ║ 
║  5   12   106   2     -5,06     9,93  0,55   -5,90    11,57   0,53   -7,02    13,78   0,51  ║ 
║  5   12   107   2     -5,06     9,60  0,30   -5,90    11,19   0,29   -7,02    13,32   0,27  ║ 
║  5   12   108   2     -5,06     6,70  0,36   -5,90     7,81   0,35   -7,02     9,30   0,34  ║ 
║  5   12   109   2     -5,06    13,25  0,47   -5,90    15,44   0,46   -7,02    18,39   0,44  ║ 
║  5   12   110   2     -5,06     3,23  0,23   -5,90     3,77   0,22   -7,02     4,48   0,21  ║ 
║  5   12   111   2     -5,06    13,58  0,49   -5,90    15,83   0,47   -7,02    18,85   0,45  ║ 
║  5   12   112   2     -5,23     4,46  0,30   -6,17     5,25   0,29   -7,46     6,36   0,28  ║ 
║  5   12   113   2     -5,23    10,27  0,44   -6,17    12,10   0,43   -7,46    14,65   0,42  ║ 
║  5   12   114   2     -5,23    10,27  0,43   -6,17    12,10   0,42   -7,46    14,65   0,41  ║ 
║  5   12   115   2     -5,23     3,89  0,29   -6,17     4,58   0,28   -7,46     5,54   0,27  ║ 
║  5   12   116   2     -5,23     4,46  0,30   -6,17     5,25   0,29   -7,46     6,36   0,28  ║ 
║  5   12   117   2     -5,23    10,27  0,43   -6,17    12,10   0,42   -7,46    14,65   0,41  ║ 
║  5   12   118   2     -5,23    10,27  0,43   -6,17    12,10   0,42   -7,46    14,65   0,40  ║ 
║  5   12   119   2     -5,23     5,35  0,33   -6,17     6,31   0,32   -7,46     7,64   0,31  ║ 
║  5   12   120   2     -5,27     3,64  0,45   -6,23     4,30   0,44   -7,57     5,22   0,43  ║ 
║  5   12   121   2     -5,27     0,12  0,04   -6,23     0,14   0,04   -7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5   12   122   2     -5,27     0,12  0,04   -6,23     0,14   0,04   -7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5   12   123   2     -5,27     0,12  0,03   -6,23     0,14   0,03   -7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5   12   124   2     -5,27    10,00  0,51   -6,23    11,82   0,50   -7,57    14,36   0,49  ║ 
║  5   12   125   2     -5,27    11,72  0,50   -6,23    13,85   0,49   -7,57    16,83   0,48  ║ 
║  5   12   126   2     -5,27     7,64  0,39   -6,23     9,03   0,39   -7,57    10,97   0,38  ║ 
║  5   12   127   2     -5,27    11,72  0,55   -6,23    13,85   0,54   -7,57    16,83   0,53  ║ 
║  5   12   128   2     -5,27     0,12  0,03   -6,23     0,14   0,03   -7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5   12   129   2     -5,27     0,12  0,04   -6,23     0,14   0,04   -7,57     0,18   0,04  ║ 
║  5   12   130   2     -5,27     0,12  0,04   -6,23     0,14   0,04   -7,57     0,18   0,03  ║ 
║  5   12   131   2     -5,27     5,09  0,52   -6,23     6,01   0,51   -7,57     7,30   0,49  ║ 
║  5   12   132   2     -4,98     9,77  0,56   -5,77    11,33   0,54   -6,82    13,38   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    1     1   2      3,18    26,38  0,78    3,79    31,45   0,77    4,71    33,97   0,77  ║ 
║  6    1     2   2      3,18     9,15  0,62    3,79    10,91   0,61    4,71    13,56   0,61  ║ 
║  6    1     3   2      3,30    15,90  0,99    3,96    16,03   0,99    4,95    16,03   0,99  ║ 
║  6    1     4   2      2,98    18,60  0,62    3,50    21,89   0,61    4,31    26,91   0,60  ║ 
║  6    1     5   2      3,18     9,15  0,63    3,79    10,91   0,63    4,71    13,56   0,62  ║ 
║  6    1     6   2      3,18    28,40  0,73    3,79    33,85   0,73    4,71    38,89   0,72  ║ 
║  6    1     7   2      3,10    25,70  0,76    3,67    30,48   0,75    4,54    33,95   0,74  ║ 
║  6    1     8   2      3,10     8,91  0,60    3,67    10,57   0,60    4,54    13,08   0,59  ║ 
║  6    1     9   2      3,10     8,91  0,61    3,67    10,57   0,60    4,54    13,08   0,60  ║ 
║  6    1    10   2      3,10    27,66  0,72    3,67    32,81   0,71    4,54    38,43   0,70  ║ 
║  6    1    11   2      3,30    16,98  1,00    3,96    16,98   1,00    4,95    16,98   1,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    1    12   2      2,98    18,41  0,75    3,50    21,67   0,74    4,31    24,56   0,72  ║ 
║  6    1    13   2      2,98    26,40  0,70    3,50    31,07   0,68    4,31    37,80   0,67  ║ 
║  6    1    14   2     -0,71     1,75  0,11   -1,00     2,48   0,13   -1,41     3,48   0,15  ║ 
║  6    1    15   2     -0,71     1,75  0,11   -1,00     2,48   0,13   -1,41     3,48   0,15  ║ 
║  6    1    16   2      0,41     0,61  0,04    0,58     0,86   0,04    0,81     1,21   0,05  ║ 
║  6    1    17   2      0,41     1,17  0,10    0,58     1,66   0,11    0,81     2,33   0,13  ║ 
║  6    1    18   2      0,41     0,84  0,09    0,58     1,18   0,10    0,81     1,66   0,11  ║ 
║  6    1    19   2      0,41     0,89  0,07    0,58     1,26   0,08    0,81     1,77   0,09  ║ 
║  6    2     1   2      1,32    10,92  0,32    1,29    10,72   0,26    1,25    10,36   0,20  ║ 
║  6    2     2   2      1,32     3,79  0,26    1,29     3,72   0,21    1,25     3,59   0,16  ║ 
║  6    2     3   2      1,07     5,16  0,32    0,93     4,49   0,23    0,72     3,48   0,14  ║ 
║  6    2     4   2      1,73    10,81  0,36    1,90    11,86   0,33    2,14    13,36   0,30  ║ 
║  6    2     5   2      1,32     3,79  0,26    1,29     3,72   0,21    1,25     3,59   0,17  ║ 
║  6    2     6   2      1,32    11,76  0,30    1,29    11,54   0,25    1,25    11,16   0,19  ║ 
║  6    2     7   2      1,48    12,32  0,36    1,54    12,77   0,31    1,61    13,36   0,26  ║ 
║  6    2     8   2      1,48     4,27  0,29    1,54     4,43   0,25    1,61     4,63   0,21  ║ 
║  6    2     9   2      1,48     4,27  0,29    1,54     4,43   0,25    1,61     4,63   0,21  ║ 
║  6    2    10   2      1,48    13,26  0,35    1,54    13,74   0,30    1,61    14,39   0,25  ║ 
║  6    2    11   2      1,07     5,51  0,32    0,93     4,80   0,24    0,72     3,71   0,15  ║ 
║  6    2    12   2      1,73    10,70  0,44    1,90    11,74   0,40    2,14    13,22   0,36  ║ 
║  6    2    13   2      1,73    15,34  0,41    1,90    16,83   0,37    2,14    18,96   0,33  ║ 
║  6    2    14   2      6,22    15,33  1,00    7,46    15,33   1,00    9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6    2    15   2      6,22    15,33  0,99    7,46    15,43   0,99    9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6    2    16   2      3,94     5,88  0,37    4,13     6,15   0,32    4,44     6,61   0,28  ║ 
║  6    2    17   2      3,94    11,35  0,93    4,13    11,88   0,81    4,44    12,23   0,70  ║ 
║  6    2    18   2      3,94     8,08  0,83    4,13     8,45   0,72    4,44     9,09   0,62  ║ 
║  6    2    19   2      3,94     8,63  0,68    4,13     9,03   0,59    4,44     9,71   0,51  ║ 
║  6    3     1   2      0,41     3,40  0,10    0,48     3,95   0,10    0,48     3,97   0,08  ║ 
║  6    3     2   2      0,41     1,18  0,08    0,48     1,37   0,08    0,48     1,38   0,06  ║ 
║  6    3     3   2      0,31     1,48  0,09    0,39     1,89   0,10    0,32     1,57   0,07  ║ 
║  6    3     4   2      0,58     3,64  0,12    0,62     3,85   0,11    0,74     4,60   0,10  ║ 
║  6    3     5   2      0,41     1,18  0,08    0,48     1,37   0,08    0,48     1,38   0,06  ║ 
║  6    3     6   2      0,41     3,66  0,09    0,48     4,25   0,09    0,48     4,27   0,07  ║ 
║  6    3     7   2      0,48     3,98  0,12    0,53     4,42   0,11    0,58     4,84   0,09  ║ 
║  6    3     8   2      0,48     1,38  0,09    0,53     1,53   0,09    0,58     1,68   0,08  ║ 
║  6    3     9   2      0,48     1,38  0,09    0,53     1,53   0,09    0,58     1,68   0,08  ║ 
║  6    3    10   2      0,48     4,29  0,11    0,53     4,76   0,10    0,58     5,21   0,09  ║ 
║  6    3    11   2      0,31     1,58  0,09    0,39     2,02   0,10    0,32     1,67   0,07  ║ 
║  6    3    12   2      0,58     3,60  0,15    0,62     3,81   0,13    0,74     4,55   0,12  ║ 
║  6    3    13   2      0,58     5,17  0,14    0,62     5,47   0,12    0,74     6,52   0,12  ║ 
║  6    3    14   2      5,20    12,83  0,84    5,87    14,47   0,79    7,79    15,33   0,84  ║ 
║  6    3    15   2      5,20    12,83  0,83    5,87    14,47   0,78    7,79    15,43   0,83  ║ 
║  6    3    16   2      4,25     6,33  0,40    5,10     7,59   0,40    6,37     9,49   0,40  ║ 
║  6    3    17   2      4,25    12,23  1,00    5,10    12,23   1,00    6,37    12,23   1,00  ║ 
║  6    3    18   2      4,25     8,70  0,89    5,10     9,77   0,89    6,37     9,77   0,89  ║ 
║  6    3    19   2      4,25     9,29  0,73    5,10    11,15   0,73    6,37    12,75   0,73  ║ 
║  6    4     1   2     -0,07     0,55  0,02   -0,06     0,47   0,01   -0,14     1,20   0,02  ║ 
║  6    4     2   2     -0,07     0,19  0,01   -0,06     0,16   0,01   -0,14     0,42   0,02  ║ 
║  6    4     3   2     -0,19     0,91  0,06   -0,16     0,78   0,04   -0,41     1,98   0,08  ║ 
║  6    4     4   2      0,14     0,88  0,03    0,12     0,75   0,02    0,31     1,91   0,04  ║ 
║  6    4     5   2     -0,07     0,19  0,01   -0,06     0,16   0,01   -0,14     0,42   0,02  ║ 
║  6    4     6   2     -0,07     0,59  0,02   -0,06     0,51   0,01   -0,14     1,29   0,02  ║ 
║  6    4     7   2      0,02     0,15  0,00    0,02     0,13   0,00    0,04     0,32   0,01  ║ 
║  6    4     8   2      0,02     0,05  0,00    0,02     0,04   0,00    0,04     0,11   0,01  ║ 
║  6    4     9   2      0,02     0,05  0,00    0,02     0,04   0,00    0,04     0,11   0,01  ║ 
║  6    4    10   2      0,02     0,16  0,00    0,02     0,14   0,00    0,04     0,35   0,01  ║ 
║  6    4    11   2     -0,19     0,97  0,06   -0,16     0,84   0,04   -0,41     2,12   0,08  ║ 
║  6    4    12   2      0,14     0,87  0,04    0,12     0,75   0,03    0,31     1,89   0,05  ║ 
║  6    4    13   2      0,14     1,25  0,03    0,12     1,07   0,02    0,31     2,72   0,05  ║ 
║  6    4    14   2      5,39    13,28  0,87    6,07    14,98   0,81    8,85    15,33   0,95  ║ 
║  6    4    15   2      5,39    13,28  0,86    6,07    14,98   0,81    8,85    15,43   0,94  ║ 
║  6    4    16   2      4,25     6,33  0,40    5,10     7,59   0,40    6,37     9,49   0,40  ║ 
║  6    4    17   2      4,25    12,23  1,00    5,10    12,23   1,00    6,37    12,23   1,00  ║ 
║  6    4    18   2      4,25     8,70  0,89    5,10     9,77   0,89    6,37     9,77   0,89  ║ 
║  6    4    19   2      4,25     9,29  0,73    5,10    11,15   0,73    6,37    12,75   0,73  ║ 
║  6    5     1   2     -0,56     4,61  0,14   -0,62     5,13   0,13   -0,74     6,13   0,12  ║ 
║  6    5     2   2     -0,56     1,60  0,11   -0,62     1,78   0,10   -0,74     2,13   0,10  ║ 
║  6    5     3   2     -0,70     3,37  0,21   -0,77     3,73   0,19   -1,06     5,10   0,21  ║ 
║  6    5     4   2     -0,31     1,97  0,07   -0,36     2,22   0,06   -0,20     1,25   0,03  ║ 
║  6    5     5   2     -0,56     1,60  0,11   -0,62     1,78   0,10   -0,74     2,13   0,10  ║ 
║  6    5     6   2     -0,56     4,97  0,13   -0,62     5,52   0,12   -0,74     6,60   0,11  ║ 
║  6    5     7   2     -0,46     3,80  0,11   -0,51     4,24   0,10   -0,52     4,31   0,08  ║ 
║  6    5     8   2     -0,46     1,32  0,09   -0,51     1,47   0,08   -0,52     1,49   0,07  ║ 
║  6    5     9   2     -0,46     1,32  0,09   -0,51     1,47   0,08   -0,52     1,49   0,07  ║ 
║  6    5    10   2     -0,46     4,09  0,11   -0,51     4,57   0,10   -0,52     4,64   0,08  ║ 
║  6    5    11   2     -0,70     3,60  0,21   -0,77     3,98   0,20   -1,06     5,45   0,21  ║ 
║  6    5    12   2     -0,31     1,95  0,08   -0,36     2,20   0,07   -0,20     1,23   0,03  ║ 
║  6    5    13   2     -0,31     2,79  0,07   -0,36     3,15   0,07   -0,20     1,77   0,03  ║ 
║  6    5    14   2      5,57    13,74  0,90    6,54    15,33   0,88    9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6    5    15   2      5,57    13,74  0,89    6,54    15,43   0,87    9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6    5    16   2      4,25     6,33  0,40    5,10     7,59   0,40    6,36     9,47   0,40  ║ 
║  6    5    17   2      4,25    12,23  1,00    5,10    12,23   1,00    6,36    12,23   1,00  ║ 
║  6    5    18   2      4,25     8,70  0,89    5,10     9,77   0,89    6,36     9,77   0,89  ║ 
║  6    5    19   2      4,25     9,29  0,73    5,10    11,15   0,73    6,36    12,75   0,73  ║ 
║  6    6     1   2     -1,58    13,11  0,39   -1,77    14,66   0,36   -1,85    15,39   0,30  ║ 
║  6    6     2   2     -1,58     4,55  0,31   -1,77     5,09   0,29   -1,85     5,34   0,24  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

359 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    6     3   2     -1,76     8,51  0,53   -2,02     9,76   0,51   -2,29    11,03   0,46  ║ 
║  6    6     4   2     -1,27     7,92  0,26   -1,33     8,33   0,23   -1,12     7,02   0,16  ║ 
║  6    6     5   2     -1,58     4,55  0,31   -1,77     5,09   0,29   -1,85     5,34   0,25  ║ 
║  6    6     6   2     -1,58    14,11  0,36   -1,77    15,79   0,34   -1,85    16,57   0,28  ║ 
║  6    6     7   2     -1,45    12,05  0,35   -1,59    13,20   0,32   -1,56    12,92   0,25  ║ 
║  6    6     8   2     -1,45     4,18  0,28   -1,59     4,58   0,26   -1,56     4,48   0,20  ║ 
║  6    6     9   2     -1,45     4,18  0,29   -1,59     4,58   0,26   -1,56     4,48   0,20  ║ 
║  6    6    10   2     -1,45    12,98  0,34   -1,59    14,21   0,31   -1,56    13,91   0,24  ║ 
║  6    6    11   2     -1,76     9,08  0,53   -2,02    10,42   0,51   -2,29    11,78   0,46  ║ 
║  6    6    12   2     -1,27     7,84  0,32   -1,33     8,25   0,28   -1,12     6,94   0,19  ║ 
║  6    6    13   2     -1,27    11,24  0,30   -1,33    11,82   0,26   -1,12     9,96   0,18  ║ 
║  6    6    14   2      5,97    14,72  0,96    7,46    15,33   1,00    9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6    6    15   2      5,97    14,72  0,95    7,46    15,43   0,99    9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6    6    16   2      4,25     6,33  0,40    5,07     7,56   0,39    5,30     7,89   0,33  ║ 
║  6    6    17   2      4,25    12,23  1,00    5,07    12,23   1,00    5,30    12,23   0,83  ║ 
║  6    6    18   2      4,25     8,70  0,89    5,07     9,77   0,89    5,30     9,77   0,74  ║ 
║  6    6    19   2      4,25     9,29  0,73    5,07    11,10   0,73    5,30    11,59   0,61  ║ 
║  6    7     1   2     -3,18    26,38  0,78   -3,79    31,45   0,77   -4,71    33,97   0,77  ║ 
║  6    7     2   2     -3,18     9,15  0,62   -3,79    10,91   0,61   -4,71    13,56   0,61  ║ 
║  6    7     3   2     -3,30    15,90  0,99   -3,96    16,03   0,99   -4,95    16,03   0,99  ║ 
║  6    7     4   2     -2,98    18,60  0,62   -3,50    21,89   0,61   -4,31    26,91   0,60  ║ 
║  6    7     5   2     -3,18     9,15  0,63   -3,79    10,91   0,63   -4,71    13,56   0,62  ║ 
║  6    7     6   2     -3,18    28,40  0,73   -3,79    33,85   0,73   -4,71    38,89   0,72  ║ 
║  6    7     7   2     -3,10    25,70  0,76   -3,67    30,48   0,75   -4,54    33,95   0,74  ║ 
║  6    7     8   2     -3,10     8,91  0,60   -3,67    10,57   0,60   -4,54    13,08   0,59  ║ 
║  6    7     9   2     -3,10     8,91  0,61   -3,67    10,57   0,60   -4,54    13,08   0,60  ║ 
║  6    7    10   2     -3,10    27,66  0,72   -3,67    32,81   0,71   -4,54    38,43   0,70  ║ 
║  6    7    11   2     -3,30    16,98  1,00   -3,96    16,98   1,00   -4,95    16,98   1,00  ║ 
║  6    7    12   2     -2,98    18,41  0,75   -3,50    21,67   0,74   -4,31    24,56   0,72  ║ 
║  6    7    13   2     -2,98    26,40  0,70   -3,50    31,07   0,68   -4,31    37,80   0,67  ║ 
║  6    7    14   2      0,71     1,75  0,11    1,00     2,48   0,13    1,41     3,48   0,15  ║ 
║  6    7    15   2      0,71     1,75  0,11    1,00     2,48   0,13    1,41     3,48   0,15  ║ 
║  6    7    16   2     -0,41     0,61  0,04   -0,58     0,86   0,04   -0,81     1,21   0,05  ║ 
║  6    7    17   2     -0,41     1,17  0,10   -0,58     1,66   0,11   -0,81     2,33   0,13  ║ 
║  6    7    18   2     -0,41     0,84  0,09   -0,58     1,18   0,10   -0,81     1,66   0,11  ║ 
║  6    7    19   2     -0,41     0,89  0,07   -0,58     1,26   0,08   -0,81     1,77   0,09  ║ 
║  6    8     1   2     -1,32    10,92  0,32   -1,29    10,72   0,26   -1,25    10,36   0,20  ║ 
║  6    8     2   2     -1,32     3,79  0,26   -1,29     3,72   0,21   -1,25     3,59   0,16  ║ 
║  6    8     3   2     -1,07     5,16  0,32   -0,93     4,49   0,23   -0,72     3,48   0,14  ║ 
║  6    8     4   2     -1,73    10,81  0,36   -1,90    11,86   0,33   -2,14    13,36   0,30  ║ 
║  6    8     5   2     -1,32     3,79  0,26   -1,29     3,72   0,21   -1,25     3,59   0,17  ║ 
║  6    8     6   2     -1,32    11,76  0,30   -1,29    11,54   0,25   -1,25    11,16   0,19  ║ 
║  6    8     7   2     -1,48    12,32  0,36   -1,54    12,77   0,31   -1,61    13,36   0,26  ║ 
║  6    8     8   2     -1,48     4,27  0,29   -1,54     4,43   0,25   -1,61     4,63   0,21  ║ 
║  6    8     9   2     -1,48     4,27  0,29   -1,54     4,43   0,25   -1,61     4,63   0,21  ║ 
║  6    8    10   2     -1,48    13,26  0,35   -1,54    13,74   0,30   -1,61    14,39   0,25  ║ 
║  6    8    11   2     -1,07     5,51  0,32   -0,93     4,80   0,24   -0,72     3,71   0,15  ║ 
║  6    8    12   2     -1,73    10,70  0,44   -1,90    11,74   0,40   -2,14    13,22   0,36  ║ 
║  6    8    13   2     -1,73    15,34  0,41   -1,90    16,83   0,37   -2,14    18,96   0,33  ║ 
║  6    8    14   2     -6,22    15,33  1,00   -7,46    15,33   1,00   -9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6    8    15   2     -6,22    15,33  0,99   -7,46    15,43   0,99   -9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6    8    16   2     -3,94     5,88  0,37   -4,13     6,15   0,32   -4,44     6,61   0,28  ║ 
║  6    8    17   2     -3,94    11,35  0,93   -4,13    11,88   0,81   -4,44    12,23   0,70  ║ 
║  6    8    18   2     -3,94     8,08  0,83   -4,13     8,45   0,72   -4,44     9,09   0,62  ║ 
║  6    8    19   2     -3,94     8,63  0,68   -4,13     9,03   0,59   -4,44     9,71   0,51  ║ 
║  6    9     1   2     -0,41     3,40  0,10   -0,48     3,95   0,10   -0,48     3,97   0,08  ║ 
║  6    9     2   2     -0,41     1,18  0,08   -0,48     1,37   0,08   -0,48     1,38   0,06  ║ 
║  6    9     3   2     -0,31     1,48  0,09   -0,39     1,89   0,10   -0,32     1,57   0,07  ║ 
║  6    9     4   2     -0,58     3,64  0,12   -0,62     3,85   0,11   -0,74     4,60   0,10  ║ 
║  6    9     5   2     -0,41     1,18  0,08   -0,48     1,37   0,08   -0,48     1,38   0,06  ║ 
║  6    9     6   2     -0,41     3,66  0,09   -0,48     4,25   0,09   -0,48     4,27   0,07  ║ 
║  6    9     7   2     -0,48     3,98  0,12   -0,53     4,42   0,11   -0,58     4,84   0,09  ║ 
║  6    9     8   2     -0,48     1,38  0,09   -0,53     1,53   0,09   -0,58     1,68   0,08  ║ 
║  6    9     9   2     -0,48     1,38  0,09   -0,53     1,53   0,09   -0,58     1,68   0,08  ║ 
║  6    9    10   2     -0,48     4,29  0,11   -0,53     4,76   0,10   -0,58     5,21   0,09  ║ 
║  6    9    11   2     -0,31     1,58  0,09   -0,39     2,02   0,10   -0,32     1,67   0,07  ║ 
║  6    9    12   2     -0,58     3,60  0,15   -0,62     3,81   0,13   -0,74     4,55   0,12  ║ 
║  6    9    13   2     -0,58     5,17  0,14   -0,62     5,47   0,12   -0,74     6,52   0,12  ║ 
║  6    9    14   2     -5,20    12,83  0,84   -5,87    14,47   0,79   -7,79    15,33   0,84  ║ 
║  6    9    15   2     -5,20    12,83  0,83   -5,87    14,47   0,78   -7,79    15,43   0,83  ║ 
║  6    9    16   2     -4,25     6,33  0,40   -5,10     7,59   0,40   -6,37     9,49   0,40  ║ 
║  6    9    17   2     -4,25    12,23  1,00   -5,10    12,23   1,00   -6,37    12,23   1,00  ║ 
║  6    9    18   2     -4,25     8,70  0,89   -5,10     9,77   0,89   -6,37     9,77   0,89  ║ 
║  6    9    19   2     -4,25     9,29  0,73   -5,10    11,15   0,73   -6,37    12,75   0,73  ║ 
║  6   10     1   2      0,07     0,55  0,02    0,06     0,47   0,01    0,14     1,20   0,02  ║ 
║  6   10     2   2      0,07     0,19  0,01    0,06     0,16   0,01    0,14     0,42   0,02  ║ 
║  6   10     3   2      0,19     0,91  0,06    0,16     0,78   0,04    0,41     1,98   0,08  ║ 
║  6   10     4   2     -0,14     0,88  0,03   -0,12     0,75   0,02   -0,31     1,91   0,04  ║ 
║  6   10     5   2      0,07     0,19  0,01    0,06     0,16   0,01    0,14     0,42   0,02  ║ 
║  6   10     6   2      0,07     0,59  0,02    0,06     0,51   0,01    0,14     1,29   0,02  ║ 
║  6   10     7   2     -0,02     0,15  0,00   -0,02     0,13   0,00   -0,04     0,32   0,01  ║ 
║  6   10     8   2     -0,02     0,05  0,00   -0,02     0,04   0,00   -0,04     0,11   0,01  ║ 
║  6   10     9   2     -0,02     0,05  0,00   -0,02     0,04   0,00   -0,04     0,11   0,01  ║ 
║  6   10    10   2     -0,02     0,16  0,00   -0,02     0,14   0,00   -0,04     0,35   0,01  ║ 
║  6   10    11   2      0,19     0,97  0,06    0,16     0,84   0,04    0,41     2,12   0,08  ║ 
║  6   10    12   2     -0,14     0,87  0,04   -0,12     0,75   0,03   -0,31     1,89   0,05  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

360 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6   10    13   2     -0,14     1,25  0,03   -0,12     1,07   0,02   -0,31     2,72   0,05  ║ 
║  6   10    14   2     -5,39    13,28  0,87   -6,07    14,98   0,81   -8,85    15,33   0,95  ║ 
║  6   10    15   2     -5,39    13,28  0,86   -6,07    14,98   0,81   -8,85    15,43   0,94  ║ 
║  6   10    16   2     -4,25     6,33  0,40   -5,10     7,59   0,40   -6,37     9,49   0,40  ║ 
║  6   10    17   2     -4,25    12,23  1,00   -5,10    12,23   1,00   -6,37    12,23   1,00  ║ 
║  6   10    18   2     -4,25     8,70  0,89   -5,10     9,77   0,89   -6,37     9,77   0,89  ║ 
║  6   10    19   2     -4,25     9,29  0,73   -5,10    11,15   0,73   -6,37    12,75   0,73  ║ 
║  6   11     1   2      0,56     4,61  0,14    0,62     5,13   0,13    0,74     6,13   0,12  ║ 
║  6   11     2   2      0,56     1,60  0,11    0,62     1,78   0,10    0,74     2,13   0,10  ║ 
║  6   11     3   2      0,70     3,37  0,21    0,77     3,73   0,19    1,06     5,10   0,21  ║ 
║  6   11     4   2      0,31     1,97  0,07    0,36     2,22   0,06    0,20     1,25   0,03  ║ 
║  6   11     5   2      0,56     1,60  0,11    0,62     1,78   0,10    0,74     2,13   0,10  ║ 
║  6   11     6   2      0,56     4,97  0,13    0,62     5,52   0,12    0,74     6,60   0,11  ║ 
║  6   11     7   2      0,46     3,80  0,11    0,51     4,24   0,10    0,52     4,31   0,08  ║ 
║  6   11     8   2      0,46     1,32  0,09    0,51     1,47   0,08    0,52     1,49   0,07  ║ 
║  6   11     9   2      0,46     1,32  0,09    0,51     1,47   0,08    0,52     1,49   0,07  ║ 
║  6   11    10   2      0,46     4,09  0,11    0,51     4,57   0,10    0,52     4,64   0,08  ║ 
║  6   11    11   2      0,70     3,60  0,21    0,77     3,98   0,20    1,06     5,45   0,21  ║ 
║  6   11    12   2      0,31     1,95  0,08    0,36     2,20   0,07    0,20     1,23   0,03  ║ 
║  6   11    13   2      0,31     2,79  0,07    0,36     3,15   0,07    0,20     1,77   0,03  ║ 
║  6   11    14   2     -5,57    13,74  0,90   -6,54    15,33   0,88   -9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6   11    15   2     -5,57    13,74  0,89   -6,54    15,43   0,87   -9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6   11    16   2     -4,25     6,33  0,40   -5,10     7,59   0,40   -6,36     9,47   0,40  ║ 
║  6   11    17   2     -4,25    12,23  1,00   -5,10    12,23   1,00   -6,36    12,23   1,00  ║ 
║  6   11    18   2     -4,25     8,70  0,89   -5,10     9,77   0,89   -6,36     9,77   0,89  ║ 
║  6   11    19   2     -4,25     9,29  0,73   -5,10    11,15   0,73   -6,36    12,75   0,73  ║ 
║  6   12     1   2      1,58    13,11  0,39    1,77    14,66   0,36    1,85    15,39   0,30  ║ 
║  6   12     2   2      1,58     4,55  0,31    1,77     5,09   0,29    1,85     5,34   0,24  ║ 
║  6   12     3   2      1,76     8,51  0,53    2,02     9,76   0,51    2,29    11,03   0,46  ║ 
║  6   12     4   2      1,27     7,92  0,26    1,33     8,33   0,23    1,12     7,02   0,16  ║ 
║  6   12     5   2      1,58     4,55  0,31    1,77     5,09   0,29    1,85     5,34   0,25  ║ 
║  6   12     6   2      1,58    14,11  0,36    1,77    15,79   0,34    1,85    16,57   0,28  ║ 
║  6   12     7   2      1,45    12,05  0,35    1,59    13,20   0,32    1,56    12,92   0,25  ║ 
║  6   12     8   2      1,45     4,18  0,28    1,59     4,58   0,26    1,56     4,48   0,20  ║ 
║  6   12     9   2      1,45     4,18  0,29    1,59     4,58   0,26    1,56     4,48   0,20  ║ 
║  6   12    10   2      1,45    12,98  0,34    1,59    14,21   0,31    1,56    13,91   0,24  ║ 
║  6   12    11   2      1,76     9,08  0,53    2,02    10,42   0,51    2,29    11,78   0,46  ║ 
║  6   12    12   2      1,27     7,84  0,32    1,33     8,25   0,28    1,12     6,94   0,19  ║ 
║  6   12    13   2      1,27    11,24  0,30    1,33    11,82   0,26    1,12     9,96   0,18  ║ 
║  6   12    14   2     -5,97    14,72  0,96   -7,46    15,33   1,00   -9,33    15,33   1,00  ║ 
║  6   12    15   2     -5,97    14,72  0,95   -7,46    15,43   0,99   -9,33    15,43   0,99  ║ 
║  6   12    16   2     -4,25     6,33  0,40   -5,07     7,56   0,39   -5,30     7,89   0,33  ║ 
║  6   12    17   2     -4,25    12,23  1,00   -5,07    12,23   1,00   -5,30    12,23   0,83  ║ 
║  6   12    18   2     -4,25     8,70  0,89   -5,07     9,77   0,89   -5,30     9,77   0,74  ║ 
║  6   12    19   2     -4,25     9,29  0,73   -5,07    11,10   0,73   -5,30    11,59   0,61  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1     1   FON    3,39    83,52  0,71    4,04    99,63   0,71    4,87   117,03   0,68  ║ 
║  2    1     2   FON    3,39    83,52  0,71    4,04    99,63   0,71    4,87   117,03   0,68  ║ 
║  2    1     3   FON    3,29    69,55  0,61    3,93    83,17   0,61    4,82   101,80   0,59  ║ 
║  2    1     4   FON    3,29    14,15  0,46    3,93    16,92   0,46    4,82    20,70   0,45  ║ 
║  2    1     5   FON    3,29     8,08  0,39    3,93     9,66   0,39    4,82    11,83   0,38  ║ 
║  2    1     6   FON    3,29     7,97  0,40    3,93     9,54   0,40    4,82    11,67   0,39  ║ 
║  2    1     7   FON    3,29    10,12  0,38    3,93    12,11   0,38    4,82    14,82   0,37  ║ 
║  2    1     8   FON    3,29    76,23  0,65    3,93    91,16   0,64    4,82   111,58   0,63  ║ 
║  2    1     9   FON    3,23    67,08  0,52    3,87    80,35   0,52    4,78    99,34   0,52  ║ 
║  2    1    10   FON    3,23    51,55  0,55    3,87    61,75   0,54    4,78    76,35   0,54  ║ 
║  2    1    11   FON    3,23    11,00  0,36    3,87    13,17   0,36    4,78    16,29   0,35  ║ 
║  2    1    12   FON    3,23    27,73  0,68    3,87    33,22   0,68    4,78    40,55   0,68  ║ 
║  2    1    13   FON    3,23    27,73  0,69    3,87    33,22   0,68    4,78    40,42   0,68  ║ 
║  2    1    14   FON    3,23    11,00  0,34    3,87    13,17   0,34    4,78    16,29   0,34  ║ 
║  2    1    15   FON    3,23    13,13  0,38    3,87    15,73   0,38    4,78    19,45   0,38  ║ 
║  2    1    16   FON    3,23   102,14  0,70    3,87   122,35   0,69    4,78   146,89   0,69  ║ 
║  2    1    17   FON    3,19    63,00  0,53    3,83    75,53   0,53    4,76    93,93   0,53  ║ 
║  2    1    18   FON    3,19    22,36  0,46    3,83    26,80   0,46    4,76    33,34   0,46  ║ 
║  2    1    19   FON    3,19     6,72  0,26    3,83     8,05   0,26    4,76    10,01   0,26  ║ 
║  2    1    20   FON    3,19     9,17  0,31    3,83    10,99   0,31    4,76    13,67   0,31  ║ 
║  2    1    21   FON    3,19     9,91  0,32    3,83    11,88   0,32    4,76    14,78   0,32  ║ 
║  2    1    22   FON    3,19     4,29  0,20    3,83     5,14   0,20    4,76     6,39   0,20  ║ 
║  2    1    23   FON    3,19    22,36  0,47    3,83    26,80   0,47    4,76    33,34   0,47  ║ 
║  2    1    24   FON    3,19    67,78  0,53    3,83    81,26   0,53    4,76   101,06   0,53  ║ 
║  2    1    25   FON    3,16    62,40  0,53    3,80    74,88   0,53    4,74    93,60   0,53  ║ 
║  2    1    26   FON    3,16    22,14  0,47    3,80    26,57   0,47    4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    1    27   FON    3,16    13,91  0,34    3,80    16,69   0,34    4,74    20,86   0,34  ║ 
║  2    1    28   FON    3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    1    29   FON    3,16    30,15  0,49    3,80    36,17   0,49    4,74    45,22   0,49  ║ 
║  2    1    30   FON    3,16    30,15  0,48    3,80    36,17   0,48    4,74    45,22   0,48  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

361 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1    31   FON    3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    1    32   FON    3,16    15,47  0,36    3,80    18,57   0,36    4,74    23,21   0,36  ║ 
║  2    1    33   FON    3,16    22,14  0,47    3,80    26,57   0,47    4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    1    34   FON    3,16    67,13  0,53    3,80    80,56   0,53    4,74   100,70   0,53  ║ 
║  2    1    35   FON    3,13    92,91  0,67    3,76   111,60   0,67    4,72   138,40   0,68  ║ 
║  2    1    36   FON    3,13     9,62  0,29    3,76    11,56   0,29    4,72    14,53   0,30  ║ 
║  2    1    37   FON    3,13    10,65  0,38    3,76    12,80   0,38    4,72    16,09   0,38  ║ 
║  2    1    38   FON    3,13     8,59  0,42    3,76    10,32   0,42    4,72    12,98   0,42  ║ 
║  2    1    39   FON    3,13    10,65  0,47    3,76    12,80   0,47    4,72    16,09   0,47  ║ 
║  2    1    40   FON    3,13     9,62  0,35    3,76    11,56   0,35    4,72    14,53   0,35  ║ 
║  2    1    41   FON    3,13    13,75  0,36    3,76    16,52   0,36    4,72    20,78   0,36  ║ 
║  2    1    42   FON    3,13    96,15  0,66    3,76   115,50   0,66    4,72   145,26   0,67  ║ 
║  2    1    43   FON    3,06    91,07  0,79    3,69   109,59   0,79    4,69   114,98   0,81  ║ 
║  2    1    44   FON    3,06     6,45  0,69    3,69     7,76   0,70    4,69     9,29   0,71  ║ 
║  2    1    45   FON    3,06    94,25  0,70    3,69   113,42   0,70    4,69   135,25   0,71  ║ 
║  2    1    46   FON    2,97    77,62  0,62    3,58    93,69   0,63    4,63   121,18   0,65  ║ 
║  2    1    47   FON    2,97     6,24  0,37    3,58     7,54   0,37    4,63     9,75   0,39  ║ 
║  2    1    48   FON    2,97     9,13  0,36    3,58    11,02   0,37    4,63    14,26   0,38  ║ 
║  2    1    49   FON    2,97    14,03  0,39    3,58    16,94   0,40    4,63    21,91   0,41  ║ 
║  2    1    50   FON    2,97     2,77  0,45    3,58     3,34   0,45    4,63     4,32   0,47  ║ 
║  2    1    51   FON    2,97    21,26  0,61    3,58    25,66   0,61    4,63    33,19   0,63  ║ 
║  2    1    52   FON    2,97     1,13  0,17    3,58     1,36   0,17    4,63     1,76   0,18  ║ 
║  2    1    53   FON    2,97     6,14  0,73    3,58     7,42   0,73    4,63     8,43   0,76  ║ 
║  2    1    54   FON    2,89     8,65  0,85    3,50    10,17   0,86    4,59    10,17   0,90  ║ 
║  2    1    55   FON    2,89     2,53  0,30    3,50     3,06   0,30    4,59     4,02   0,31  ║ 
║  2    1    56   FON    2,84    20,52  0,92    3,44    22,21   0,93    4,56    22,21   0,99  ║ 
║  2    1    57   FON    2,84     8,92  0,79    3,44    10,82   0,80    4,56    11,25   0,85  ║ 
║  2    1    58   FON    2,84    11,90  0,83    3,44    14,28   0,84    4,56    14,28   0,89  ║ 
║  2    1    59   FON    2,84    20,12  0,85    3,44    23,76   0,86    4,56    23,76   0,91  ║ 
║  2    1    60   FON    2,79     3,18  0,61    3,38     3,86   0,62    4,53     5,17   0,66  ║ 
║  2    1    61   FON    2,79     4,47  0,65    3,38     5,43   0,65    4,53     6,93   0,70  ║ 
║  2    1    62   FON    2,79    30,39  0,88    3,38    34,63   0,89    4,53    34,63   0,95  ║ 
║  2    1    63   FON    2,79     5,33  0,68    3,38     6,48   0,69    4,53     7,79   0,74  ║ 
║  2    1    64   FON    2,79     4,25  0,65    3,38     5,16   0,66    4,53     6,54   0,70  ║ 
║  2    1    65   FON   -0,19     0,60  0,03   -0,21     0,65   0,03   -0,11     0,34   0,01  ║ 
║  2    1    66   FON   -0,19     0,03  0,01   -0,21     0,04   0,01   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    67   FON   -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    68   FON   -0,19     0,03  0,01   -0,21     0,04   0,01   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    69   FON   -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    70   FON   -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    71   FON   -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    72   FON   -0,19     1,17  0,03   -0,21     1,28   0,03   -0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    73   FON   -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    74   FON   -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    75   FON   -0,19     0,03  0,00   -0,21     0,04   0,00   -0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    1    76   FON   -0,19     0,79  0,04   -0,21     0,86   0,03   -0,11     0,45   0,01  ║ 
║  2    1    77   FON   -0,18     0,65  0,02   -0,20     0,71   0,02   -0,10     0,37   0,01  ║ 
║  2    1    78   FON   -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,02   -0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    79   FON   -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,02   -0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    80   FON   -0,18     0,68  0,02   -0,20     0,74   0,02   -0,10     0,39   0,01  ║ 
║  2    1    81   FON   -0,18     0,62  0,02   -0,20     0,68   0,02   -0,10     0,35   0,01  ║ 
║  2    1    82   FON   -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,02   -0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    83   FON   -0,18     1,16  0,03   -0,20     1,27   0,02   -0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    1    84   FON   -0,18     0,71  0,02   -0,20     0,78   0,02   -0,10     0,40   0,01  ║ 
║  2    1    85   FON   -0,12     0,46  0,02   -0,14     0,51   0,01   -0,07     0,26   0,01  ║ 
║  2    1    86   FON   -0,12     0,79  0,02   -0,14     0,86   0,02   -0,07     0,45   0,01  ║ 
║  2    1    87   FON   -0,12     0,79  0,02   -0,14     0,86   0,02   -0,07     0,45   0,01  ║ 
║  2    1    88   FON   -0,12     0,44  0,01   -0,14     0,48   0,01   -0,07     0,25   0,01  ║ 
║  2    1    89   FON   -0,12     0,59  0,01   -0,14     0,64   0,01   -0,07     0,33   0,01  ║ 
║  2    1    90   FON   -0,12     0,99  0,02   -0,14     1,08   0,02   -0,07     0,56   0,01  ║ 
║  2    1    91   FON   -0,12     2,14  0,03   -0,14     2,34   0,02   -0,07     1,22   0,01  ║ 
║  2    1    92   FON   -0,10     0,32  0,02   -0,10     0,35   0,01   -0,05     0,18   0,01  ║ 
║  2    1    93   FON   -0,10     0,60  0,02   -0,10     0,66   0,02   -0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    1    94   FON   -0,10     1,66  0,02   -0,10     1,82   0,02   -0,05     0,95   0,01  ║ 
║  2    1    95   FON   -0,10     1,66  0,02   -0,10     1,82   0,02   -0,05     0,95   0,01  ║ 
║  2    1    96   FON   -0,10     0,60  0,02   -0,10     0,66   0,01   -0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    1    97   FON   -0,10     0,54  0,01   -0,10     0,59   0,01   -0,05     0,31   0,01  ║ 
║  2    1    98   FON   -0,10     0,70  0,02   -0,10     0,76   0,01   -0,05     0,40   0,01  ║ 
║  2    1    99   FON   -0,10     0,64  0,01   -0,10     0,69   0,01   -0,05     0,36   0,01  ║ 
║  2    1   100   FON   -0,10     0,51  0,01   -0,10     0,56   0,01   -0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    1   101   FON   -0,04     0,65  0,01   -0,05     0,71   0,01   -0,02     0,37   0,00  ║ 
║  2    1   102   FON   -0,04     0,89  0,01   -0,05     0,97   0,01   -0,02     0,51   0,00  ║ 
║  2    1   103   FON    2,81     5,98  0,30    3,38     7,19   0,30    4,28     9,11   0,31  ║ 
║  2    1   104   FON    2,74     4,69  0,29    3,30     5,64   0,29    4,17     7,12   0,29  ║ 
║  2    1   105   FON    0,01     0,15  0,00    0,01     0,16   0,00    0,00     0,07   0,00  ║ 
║  2    1   106   FON    0,01     0,20  0,00    0,01     0,22   0,00    0,00     0,10   0,00  ║ 
║  2    1   107   FON    0,06     0,21  0,01    0,07     0,23   0,01    0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2    1   108   FON    0,06     0,41  0,02    0,07     0,45   0,01    0,04     0,23   0,01  ║ 
║  2    1   109   FON    0,06     1,14  0,01    0,07     1,24   0,01    0,04     0,63   0,01  ║ 
║  2    1   110   FON    0,06     1,13  0,02    0,07     1,23   0,01    0,04     0,63   0,01  ║ 
║  2    1   111   FON    0,06     0,41  0,01    0,07     0,45   0,01    0,04     0,23   0,00  ║ 
║  2    1   112   FON    0,06     0,35  0,01    0,07     0,38   0,01    0,04     0,19   0,00  ║ 
║  2    1   113   FON    0,06     2,32  0,02    0,07     2,53   0,02    0,04     1,29   0,01  ║ 
║  2    1   114   FON    0,06     0,24  0,01    0,07     0,26   0,01    0,04     0,13   0,01  ║ 
║  2    1   115   FON    0,06     0,01  0,00    0,07     0,01   0,00    0,04     0,01   0,00  ║ 
║  2    1   116   FON    0,03     0,01  0,00    0,03     0,01   0,00    0,02     0,00   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    1   117   FON    0,03     0,49  0,01    0,03     0,53   0,01    0,02     0,27   0,00  ║ 
║  2    1   118   FON    0,09     0,31  0,01    0,10     0,34   0,01    0,05     0,18   0,00  ║ 
║  2    1   119   FON    0,09     0,59  0,01    0,10     0,64   0,01    0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    1   120   FON    0,09     0,59  0,01    0,10     0,64   0,01    0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    1   121   FON    0,09     0,36  0,01    0,10     0,39   0,01    0,05     0,20   0,00  ║ 
║  2    1   122   FON    0,09     0,44  0,01    0,10     0,48   0,01    0,05     0,24   0,00  ║ 
║  2    1   123   FON    0,09     0,74  0,01    0,10     0,80   0,01    0,05     0,41   0,01  ║ 
║  2    1   124   FON    0,09     0,74  0,01    0,10     0,80   0,01    0,05     0,41   0,01  ║ 
║  2    1   125   FON    0,09     0,39  0,01    0,10     0,43   0,01    0,05     0,22   0,00  ║ 
║  2    1   126   FON    0,15     0,51  0,02    0,16     0,56   0,02    0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    1   127   FON    0,15     0,96  0,02    0,16     1,05   0,02    0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    1   128   FON    0,15     0,96  0,02    0,16     1,05   0,02    0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    1   129   FON    0,15     0,59  0,02    0,16     0,64   0,02    0,08     0,33   0,01  ║ 
║  2    1   130   FON    0,15     0,51  0,02    0,16     0,56   0,02    0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    1   131   FON    0,15     0,96  0,02    0,16     1,05   0,02    0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    1   132   FON    0,15     0,96  0,02    0,16     1,05   0,02    0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    1   133   FON    0,15     0,59  0,02    0,16     0,64   0,02    0,08     0,33   0,01  ║ 
║  2    1   134   FON    0,17     0,48  0,03    0,18     0,53   0,03    0,09     0,27   0,01  ║ 
║  2    1   135   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   136   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   137   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   138   FON    0,17     1,02  0,02    0,18     1,12   0,02    0,09     0,57   0,01  ║ 
║  2    1   139   FON    0,17     1,16  0,03    0,18     1,26   0,03    0,09     0,65   0,01  ║ 
║  2    1   140   FON    0,17     0,84  0,02    0,18     0,91   0,02    0,09     0,47   0,01  ║ 
║  2    1   141   FON    0,17     1,16  0,03    0,18     1,26   0,02    0,09     0,65   0,01  ║ 
║  2    1   142   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   143   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   144   FON    0,17     0,03  0,01    0,18     0,03   0,01    0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    1   145   FON    0,17     0,62  0,02    0,18     0,67   0,02    0,09     0,35   0,01  ║ 
║  2    1   146   FON    0,14     0,62  0,04    0,15     0,68   0,04    0,08     0,35   0,01  ║ 
║  2    1   147   FON    0,14     0,35  0,04    0,15     0,38   0,03    0,08     0,19   0,01  ║ 
║  2    1   148   FON    0,14     0,45  0,04    0,15     0,49   0,04    0,08     0,25   0,01  ║ 
║  2    1   149   FON    0,14     0,18  0,03    0,15     0,19   0,03    0,08     0,10   0,01  ║ 
║  2    1   150   FON    0,19     0,79  0,06    0,20     0,87   0,05    0,10     0,44   0,02  ║ 
║  2    1   151   FON    0,19     1,54  0,06    0,20     1,69   0,05    0,10     0,87   0,02  ║ 
║  2    1   152   FON    0,19     0,31  0,04    0,20     0,34   0,04    0,10     0,18   0,02  ║ 
║  2    1   153   FON    0,19     0,90  0,06    0,20     0,99   0,05    0,10     0,51   0,02  ║ 
║  2    1   154   FON    0,19     0,40  0,05    0,20     0,44   0,04    0,10     0,22   0,02  ║ 
║  2    1   155   FON    3,23    79,56  0,68    3,73    91,97   0,65    4,29   105,80   0,60  ║ 
║  2    2     2   FON    3,23    79,56  0,68    3,73    91,97   0,65    4,29   105,80   0,60  ║ 
║  2    2     3   FON    3,20    67,62  0,59    3,72    78,68   0,57    4,35    91,87   0,54  ║ 
║  2    2     4   FON    3,20    13,75  0,45    3,72    16,00   0,43    4,35    18,69   0,41  ║ 
║  2    2     5   FON    3,20     7,86  0,38    3,72     9,14   0,37    4,35    10,67   0,34  ║ 
║  2    2     6   FON    3,20     7,75  0,39    3,72     9,02   0,38    4,35    10,53   0,35  ║ 
║  2    2     7   FON    3,20     9,84  0,37    3,72    11,45   0,36    4,35    13,37   0,34  ║ 
║  2    2     8   FON    3,20    74,12  0,63    3,72    86,24   0,61    4,35   100,70   0,57  ║ 
║  2    2     9   FON    3,18    66,10  0,51    3,72    77,24   0,50    4,38    91,06   0,47  ║ 
║  2    2    10   FON    3,18    50,80  0,54    3,72    59,36   0,52    4,38    69,98   0,49  ║ 
║  2    2    11   FON    3,18    10,84  0,35    3,72    12,66   0,34    4,38    14,93   0,32  ║ 
║  2    2    12   FON    3,18    27,33  0,67    3,72    31,93   0,66    4,38    37,65   0,62  ║ 
║  2    2    13   FON    3,18    27,33  0,68    3,72    31,93   0,66    4,38    37,65   0,62  ║ 
║  2    2    14   FON    3,18    10,84  0,34    3,72    12,66   0,33    4,38    14,93   0,31  ║ 
║  2    2    15   FON    3,18    12,94  0,38    3,72    15,12   0,37    4,38    17,83   0,35  ║ 
║  2    2    16   FON    3,18   100,65  0,69    3,72   117,61   0,67    4,38   138,66   0,63  ║ 
║  2    2    17   FON    3,17    62,57  0,53    3,71    73,29   0,51    4,40    86,88   0,49  ║ 
║  2    2    18   FON    3,17    22,20  0,46    3,71    26,01   0,45    4,40    30,83   0,43  ║ 
║  2    2    19   FON    3,17     6,67  0,26    3,71     7,81   0,25    4,40     9,26   0,24  ║ 
║  2    2    20   FON    3,17     9,11  0,31    3,71    10,67   0,30    4,40    12,64   0,29  ║ 
║  2    2    21   FON    3,17     9,84  0,32    3,71    11,53   0,31    4,40    13,67   0,30  ║ 
║  2    2    22   FON    3,17     4,26  0,20    3,71     4,99   0,19    4,40     5,91   0,18  ║ 
║  2    2    23   FON    3,17    22,20  0,47    3,71    26,01   0,46    4,40    30,83   0,43  ║ 
║  2    2    24   FON    3,17    67,32  0,53    3,71    78,85   0,51    4,40    93,47   0,49  ║ 
║  2    2    25   FON    3,16    62,40  0,53    3,71    73,24   0,52    4,42    87,22   0,49  ║ 
║  2    2    26   FON    3,16    22,14  0,47    3,71    25,99   0,46    4,42    30,95   0,44  ║ 
║  2    2    27   FON    3,16    13,91  0,34    3,71    16,33   0,33    4,42    19,44   0,32  ║ 
║  2    2    28   FON    3,16    17,03  1,00    3,71    17,03   0,98    4,42    17,03   0,93  ║ 
║  2    2    29   FON    3,16    30,15  0,49    3,71    35,38   0,48    4,42    42,14   0,46  ║ 
║  2    2    30   FON    3,16    30,15  0,48    3,71    35,38   0,47    4,42    42,14   0,45  ║ 
║  2    2    31   FON    3,16    17,03  1,00    3,71    17,03   0,98    4,42    17,03   0,93  ║ 
║  2    2    32   FON    3,16    15,47  0,36    3,71    18,16   0,35    4,42    21,63   0,33  ║ 
║  2    2    33   FON    3,16    22,14  0,47    3,71    25,99   0,46    4,42    30,95   0,44  ║ 
║  2    2    34   FON    3,16    67,13  0,53    3,71    78,80   0,52    4,42    93,84   0,49  ║ 
║  2    2    35   FON    3,15    93,66  0,68    3,71   110,21   0,66    4,44   131,96   0,64  ║ 
║  2    2    36   FON    3,15     9,70  0,30    3,71    11,41   0,29    4,44    13,66   0,28  ║ 
║  2    2    37   FON    3,15    10,74  0,38    3,71    12,64   0,37    4,44    15,13   0,36  ║ 
║  2    2    38   FON    3,15     8,66  0,42    3,71    10,20   0,42    4,44    12,21   0,40  ║ 
║  2    2    39   FON    3,15    10,74  0,47    3,71    12,64   0,46    4,44    15,13   0,44  ║ 
║  2    2    40   FON    3,15     9,70  0,35    3,71    11,41   0,34    4,44    13,66   0,33  ║ 
║  2    2    41   FON    3,15    13,86  0,36    3,71    16,31   0,35    4,44    19,53   0,34  ║ 
║  2    2    42   FON    3,15    96,94  0,67    3,71   114,07   0,65    4,44   136,57   0,63  ║ 
║  2    2    43   FON    3,13    93,14  0,81    3,70   110,07   0,80    4,48   114,98   0,77  ║ 
║  2    2    44   FON    3,13     6,59  0,71    3,70     7,79   0,70    4,48     9,29   0,68  ║ 
║  2    2    45   FON    3,13    96,39  0,71    3,70   113,92   0,70    4,48   135,25   0,68  ║ 
║  2    2    46   FON    3,11    81,25  0,65    3,70    96,67   0,65    4,53   118,54   0,63  ║ 
║  2    2    47   FON    3,11     6,54  0,39    3,70     7,78   0,39    4,53     9,54   0,38  ║ 
║  2    2    48   FON    3,11     9,56  0,38    3,70    11,38   0,38    4,53    13,95   0,37  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2    49   FON    3,11    14,69  0,41    3,70    17,48   0,41    4,53    21,43   0,40  ║ 
║  2    2    50   FON    3,11     2,90  0,47    3,70     3,45   0,46    4,53     4,22   0,45  ║ 
║  2    2    51   FON    3,11    22,25  0,64    3,70    26,48   0,63    4,53    32,47   0,62  ║ 
║  2    2    52   FON    3,11     1,18  0,18    3,70     1,40   0,18    4,53     1,72   0,18  ║ 
║  2    2    53   FON    3,11     6,43  0,76    3,70     7,65   0,76    4,53     8,43   0,74  ║ 
║  2    2    54   FON    3,09     9,23  0,91    3,69    10,17   0,90    4,58    10,17   0,90  ║ 
║  2    2    55   FON    3,09     2,70  0,32    3,69     3,23   0,32    4,58     4,01   0,31  ║ 
║  2    2    56   FON    3,07    22,20  1,00    3,69    22,21   1,00    4,61    22,21   1,00  ║ 
║  2    2    57   FON    3,07     9,65  0,86    3,69    11,25   0,86    4,61    11,25   0,86  ║ 
║  2    2    58   FON    3,07    12,87  0,90    3,69    14,28   0,90    4,61    14,28   0,90  ║ 
║  2    2    59   FON    3,07    21,76  0,92    3,69    23,76   0,92    4,61    23,76   0,92  ║ 
║  2    2    60   FON    3,06     3,48  0,67    3,68     4,20   0,67    4,64     5,21   0,68  ║ 
║  2    2    61   FON    3,06     4,90  0,71    3,68     5,90   0,71    4,64     6,93   0,72  ║ 
║  2    2    62   FON    3,06    33,32  0,96    3,68    34,63   0,97    4,64    34,63   0,97  ║ 
║  2    2    63   FON    3,06     5,85  0,75    3,68     7,05   0,75    4,64     7,79   0,76  ║ 
║  2    2    64   FON    3,06     4,66  0,71    3,68     5,62   0,72    4,64     6,54   0,72  ║ 
║  2    2    65   FON    1,97     6,06  0,34    2,34     7,20   0,33    2,86     8,79   0,33  ║ 
║  2    2    66   FON    1,97     0,33  0,11    2,34     0,39   0,10    2,86     0,47   0,10  ║ 
║  2    2    67   FON    1,97     0,33  0,04    2,34     0,39   0,04    2,86     0,47   0,03  ║ 
║  2    2    68   FON    1,97     0,33  0,11    2,34     0,39   0,10    2,86     0,47   0,10  ║ 
║  2    2    69   FON    1,97    11,88  0,31    2,34    14,12   0,31    2,86    17,23   0,30  ║ 
║  2    2    70   FON    1,97    11,88  0,30    2,34    14,12   0,30    2,86    17,23   0,29  ║ 
║  2    2    71   FON    1,97    11,88  0,30    2,34    14,12   0,30    2,86    17,23   0,29  ║ 
║  2    2    72   FON    1,97    11,88  0,32    2,34    14,12   0,32    2,86    17,23   0,31  ║ 
║  2    2    73   FON    1,97     0,33  0,05    2,34     0,39   0,05    2,86     0,47   0,05  ║ 
║  2    2    74   FON    1,97     0,33  0,05    2,34     0,39   0,05    2,86     0,47   0,04  ║ 
║  2    2    75   FON    1,97     0,33  0,04    2,34     0,39   0,04    2,86     0,47   0,04  ║ 
║  2    2    76   FON    1,97     8,01  0,36    2,34     9,52   0,36    2,86    11,62   0,35  ║ 
║  2    2    77   FON    1,97     7,04  0,24    2,34     8,36   0,24    2,85    10,18   0,23  ║ 
║  2    2    78   FON    1,97    12,54  0,28    2,34    14,88   0,28    2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    2    79   FON    1,97    12,54  0,28    2,34    14,88   0,28    2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    2    80   FON    1,97     7,37  0,26    2,34     8,75   0,26    2,85    10,65   0,25  ║ 
║  2    2    81   FON    1,97     6,72  0,24    2,34     7,97   0,24    2,85     9,71   0,23  ║ 
║  2    2    82   FON    1,97    12,54  0,28    2,34    14,88   0,28    2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    2    83   FON    1,97    12,54  0,28    2,34    14,88   0,28    2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    2    84   FON    1,97     7,69  0,25    2,34     9,13   0,25    2,85    11,12   0,24  ║ 
║  2    2    85   FON    1,99     7,43  0,25    2,35     8,76   0,24    2,82    10,52   0,23  ║ 
║  2    2    86   FON    1,99    12,64  0,30    2,35    14,91   0,29    2,82    17,90   0,28  ║ 
║  2    2    87   FON    1,99    12,64  0,30    2,35    14,91   0,29    2,82    17,90   0,28  ║ 
║  2    2    88   FON    1,99     7,10  0,23    2,35     8,38   0,22    2,82    10,05   0,21  ║ 
║  2    2    89   FON    1,99     9,40  0,22    2,35    11,09   0,22    2,82    13,31   0,21  ║ 
║  2    2    90   FON    1,99    15,82  0,27    2,35    18,66   0,27    2,82    22,40   0,26  ║ 
║  2    2    91   FON    1,99    34,45  0,42    2,35    40,63   0,41    2,82    48,78   0,39  ║ 
║  2    2    92   FON    2,00     6,80  0,33    2,35     8,00   0,32    2,80     9,53   0,31  ║ 
║  2    2    93   FON    2,00    12,69  0,39    2,35    14,93   0,38    2,80    17,79   0,36  ║ 
║  2    2    94   FON    2,00    34,89  0,42    2,35    41,02   0,42    2,80    48,91   0,40  ║ 
║  2    2    95   FON    2,00    34,89  0,49    2,35    41,02   0,48    2,80    48,91   0,46  ║ 
║  2    2    96   FON    2,00    12,69  0,32    2,35    14,93   0,31    2,80    17,79   0,30  ║ 
║  2    2    97   FON    2,00    11,40  0,31    2,35    13,40   0,30    2,80    15,98   0,29  ║ 
║  2    2    98   FON    2,00    14,62  0,34    2,35    17,19   0,33    2,80    20,49   0,31  ║ 
║  2    2    99   FON    2,00    13,34  0,31    2,35    15,68   0,30    2,80    18,70   0,29  ║ 
║  2    2   100   FON    2,00    10,75  0,31    2,35    12,64   0,31    2,80    15,07   0,29  ║ 
║  2    2   101   FON    2,01    31,52  0,39    2,35    36,84   0,38    2,77    43,35   0,36  ║ 
║  2    2   102   FON    2,01    43,01  0,49    2,35    50,27   0,48    2,77    59,16   0,45  ║ 
║  2    2   103   FON    3,70     7,87  0,40    4,35     9,26   0,39    5,20    11,08   0,37  ║ 
║  2    2   104   FON    1,84     3,15  0,19    2,18     3,73   0,19    2,67     4,56   0,19  ║ 
║  2    2   105   FON    2,03    31,74  0,39    2,36    36,90   0,38    2,74    42,89   0,35  ║ 
║  2    2   106   FON    2,03    43,32  0,49    2,36    50,35   0,47    2,74    58,52   0,44  ║ 
║  2    2   107   FON    2,04     6,62  0,34    2,36     7,65   0,33    2,71     8,77   0,30  ║ 
║  2    2   108   FON    2,04    12,98  0,51    2,36    15,00   0,49    2,71    17,20   0,45  ║ 
║  2    2   109   FON    2,04    36,00  0,43    2,36    41,60   0,42    2,71    47,69   0,38  ║ 
║  2    2   110   FON    2,04    35,69  0,50    2,36    41,24   0,48    2,71    47,29   0,44  ║ 
║  2    2   111   FON    2,04    12,98  0,32    2,36    15,00   0,31    2,71    17,20   0,28  ║ 
║  2    2   112   FON    2,04    10,99  0,31    2,36    12,70   0,30    2,71    14,57   0,28  ║ 
║  2    2   113   FON    2,04    73,37  0,62    2,36    84,79   0,59    2,71    97,22   0,54  ║ 
║  2    2   114   FON    2,04     7,63  0,45    2,36     8,82   0,44    2,71    10,11   0,40  ║ 
║  2    2   115   FON    2,04     0,34  0,07    2,36     0,39   0,07    2,71     0,45   0,06  ║ 
║  2    2   116   FON    2,03     0,37  0,22    2,36     0,42   0,22    2,73     0,49   0,20  ║ 
║  2    2   117   FON    2,03    34,22  0,65    2,36    39,69   0,63    2,73    45,91   0,58  ║ 
║  2    2   118   FON    2,05     6,98  0,25    2,36     8,05   0,24    2,69     9,16   0,22  ║ 
║  2    2   119   FON    2,05    13,03  0,30    2,36    15,02   0,29    2,69    17,10   0,26  ║ 
║  2    2   120   FON    2,05    13,03  0,31    2,36    15,02   0,30    2,69    17,10   0,28  ║ 
║  2    2   121   FON    2,05     8,00  0,24    2,36     9,22   0,23    2,69    10,50   0,21  ║ 
║  2    2   122   FON    2,05     9,69  0,27    2,36    11,17   0,26    2,69    12,71   0,24  ║ 
║  2    2   123   FON    2,05    16,31  0,30    2,36    18,80   0,29    2,69    21,40   0,27  ║ 
║  2    2   124   FON    2,05    16,31  0,32    2,36    18,80   0,30    2,69    21,40   0,28  ║ 
║  2    2   125   FON    2,05     8,68  0,30    2,36    10,00   0,28    2,69    11,38   0,26  ║ 
║  2    2   126   FON    2,07     7,04  0,25    2,37     8,06   0,24    2,66     9,05   0,21  ║ 
║  2    2   127   FON    2,07    13,14  0,30    2,37    15,05   0,29    2,66    16,88   0,26  ║ 
║  2    2   128   FON    2,07    13,14  0,29    2,37    15,05   0,28    2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    2   129   FON    2,07     8,06  0,28    2,37     9,23   0,27    2,66    10,36   0,24  ║ 
║  2    2   130   FON    2,07     7,04  0,25    2,37     8,06   0,24    2,66     9,05   0,22  ║ 
║  2    2   131   FON    2,07    13,14  0,29    2,37    15,05   0,28    2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    2   132   FON    2,07    13,14  0,29    2,37    15,05   0,28    2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    2   133   FON    2,07     8,06  0,23    2,37     9,23   0,22    2,66    10,36   0,20  ║ 
║  2    2   134   FON    2,07     6,03  0,39    2,37     6,89   0,37    2,65     7,71   0,33  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    2   135   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   136   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   137   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   138   FON    2,07    12,83  0,30    2,37    14,67   0,29    2,65    16,40   0,26  ║ 
║  2    2   139   FON    2,07    14,50  0,35    2,37    16,58   0,34    2,65    18,53   0,30  ║ 
║  2    2   140   FON    2,07    10,47  0,31    2,37    11,97   0,29    2,65    13,38   0,26  ║ 
║  2    2   141   FON    2,07    14,50  0,33    2,37    16,58   0,31    2,65    18,54   0,28  ║ 
║  2    2   142   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   143   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   144   FON    2,07     0,34  0,11    2,37     0,39   0,11    2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    2   145   FON    2,07     7,74  0,31    2,37     8,85   0,30    2,65     9,89   0,27  ║ 
║  2    2   146   FON    2,06     9,40  0,58    2,37    10,78   0,56    2,66    12,14   0,50  ║ 
║  2    2   147   FON    2,06     5,23  0,55    2,37     5,99   0,52    2,66     6,75   0,47  ║ 
║  2    2   148   FON    2,06     6,80  0,58    2,37     7,79   0,56    2,66     8,78   0,50  ║ 
║  2    2   149   FON    2,06     2,67  0,44    2,37     3,06   0,42    2,66     3,45   0,38  ║ 
║  2    2   150   FON    2,08     8,86  0,63    2,37    10,10   0,60    2,64    11,24   0,54  ║ 
║  2    2   151   FON    2,08    17,23  0,65    2,37    19,65   0,62    2,64    21,86   0,55  ║ 
║  2    2   152   FON    2,08     3,49  0,49    2,37     3,98   0,46    2,64     4,43   0,41  ║ 
║  2    2   153   FON    2,08    10,08  0,62    2,37    11,49   0,59    2,64    12,79   0,53  ║ 
║  2    2   154   FON    2,08     4,46  0,54    2,37     5,09   0,51    2,64     5,66   0,46  ║ 
║  2    2   155   FON    1,51    37,25  0,32    1,81    44,75   0,32    2,24    55,14   0,31  ║ 
║  2    3     2   FON    1,51    37,25  0,32    1,81    44,75   0,32    2,24    55,14   0,31  ║ 
║  2    3     3   FON    1,56    33,00  0,29    1,86    39,32   0,29    2,26    47,68   0,28  ║ 
║  2    3     4   FON    1,56     6,71  0,22    1,86     8,00   0,22    2,26     9,70   0,21  ║ 
║  2    3     5   FON    1,56     3,83  0,19    1,86     4,57   0,18    2,26     5,54   0,18  ║ 
║  2    3     6   FON    1,56     3,78  0,19    1,86     4,51   0,19    2,26     5,47   0,18  ║ 
║  2    3     7   FON    1,56     4,80  0,18    1,86     5,72   0,18    2,26     6,94   0,17  ║ 
║  2    3     8   FON    1,56    36,18  0,31    1,86    43,10   0,30    2,26    52,26   0,29  ║ 
║  2    3     9   FON    1,59    33,12  0,26    1,89    39,26   0,25    2,27    47,13   0,24  ║ 
║  2    3    10   FON    1,59    25,45  0,27    1,89    30,17   0,27    2,27    36,22   0,26  ║ 
║  2    3    11   FON    1,59     5,43  0,18    1,89     6,44   0,17    2,27     7,73   0,17  ║ 
║  2    3    12   FON    1,59    13,69  0,34    1,89    16,23   0,33    2,27    19,48   0,32  ║ 
║  2    3    13   FON    1,59    13,69  0,34    1,89    16,23   0,33    2,27    19,48   0,32  ║ 
║  2    3    14   FON    1,59     5,43  0,17    1,89     6,44   0,17    2,27     7,73   0,16  ║ 
║  2    3    15   FON    1,59     6,48  0,19    1,89     7,69   0,19    2,27     9,23   0,18  ║ 
║  2    3    16   FON    1,59    50,43  0,34    1,89    59,78   0,34    2,27    71,76   0,33  ║ 
║  2    3    17   FON    1,61    31,82  0,27    1,91    37,61   0,26    2,28    44,89   0,25  ║ 
║  2    3    18   FON    1,61    11,29  0,23    1,91    13,35   0,23    2,28    15,93   0,22  ║ 
║  2    3    19   FON    1,61     3,39  0,13    1,91     4,01   0,13    2,28     4,79   0,12  ║ 
║  2    3    20   FON    1,61     4,63  0,16    1,91     5,48   0,16    2,28     6,53   0,15  ║ 
║  2    3    21   FON    1,61     5,01  0,16    1,91     5,92   0,16    2,28     7,06   0,15  ║ 
║  2    3    22   FON    1,61     2,16  0,10    1,91     2,56   0,10    2,28     3,05   0,10  ║ 
║  2    3    23   FON    1,61    11,29  0,24    1,91    13,35   0,23    2,28    15,93   0,22  ║ 
║  2    3    24   FON    1,61    34,23  0,27    1,91    40,47   0,26    2,28    48,30   0,25  ║ 
║  2    3    25   FON    1,63    32,13  0,27    1,92    37,89   0,27    2,28    45,01   0,25  ║ 
║  2    3    26   FON    1,63    11,40  0,24    1,92    13,45   0,24    2,28    15,97   0,23  ║ 
║  2    3    27   FON    1,63     7,16  0,17    1,92     8,45   0,17    2,28    10,03   0,16  ║ 
║  2    3    28   FON    1,63     8,77  0,51    1,92    10,34   0,51    2,28    12,28   0,48  ║ 
║  2    3    29   FON    1,63    15,52  0,25    1,92    18,31   0,25    2,28    21,75   0,24  ║ 
║  2    3    30   FON    1,63    15,52  0,25    1,92    18,31   0,24    2,28    21,75   0,23  ║ 
║  2    3    31   FON    1,63     8,77  0,51    1,92    10,34   0,51    2,28    12,28   0,48  ║ 
║  2    3    32   FON    1,63     7,97  0,18    1,92     9,40   0,18    2,28    11,16   0,17  ║ 
║  2    3    33   FON    1,63    11,40  0,24    1,92    13,45   0,24    2,28    15,97   0,23  ║ 
║  2    3    34   FON    1,63    34,57  0,27    1,92    40,77   0,27    2,28    48,43   0,25  ║ 
║  2    3    35   FON    1,65    48,94  0,35    1,94    57,56   0,35    2,29    68,00   0,33  ║ 
║  2    3    36   FON    1,65     5,07  0,15    1,94     5,96   0,15    2,29     7,04   0,14  ║ 
║  2    3    37   FON    1,65     5,61  0,20    1,94     6,60   0,19    2,29     7,80   0,18  ║ 
║  2    3    38   FON    1,65     4,53  0,22    1,94     5,32   0,22    2,29     6,29   0,21  ║ 
║  2    3    39   FON    1,65     5,61  0,25    1,94     6,60   0,24    2,29     7,80   0,23  ║ 
║  2    3    40   FON    1,65     5,07  0,18    1,94     5,96   0,18    2,29     7,04   0,17  ║ 
║  2    3    41   FON    1,65     7,24  0,19    1,94     8,52   0,19    2,29    10,07   0,18  ║ 
║  2    3    42   FON    1,65    50,65  0,35    1,94    59,57   0,34    2,29    70,37   0,32  ║ 
║  2    3    43   FON    1,68    49,91  0,43    1,97    58,43   0,42    2,30    68,37   0,40  ║ 
║  2    3    44   FON    1,68     3,53  0,38    1,97     4,14   0,37    2,30     4,84   0,35  ║ 
║  2    3    45   FON    1,68    51,65  0,38    1,97    60,47   0,37    2,30    70,76   0,35  ║ 
║  2    3    46   FON    1,73    45,25  0,36    2,01    52,61   0,35    2,32    60,68   0,32  ║ 
║  2    3    47   FON    1,73     3,64  0,22    2,01     4,23   0,21    2,32     4,88   0,19  ║ 
║  2    3    48   FON    1,73     5,32  0,21    2,01     6,19   0,21    2,32     7,14   0,19  ║ 
║  2    3    49   FON    1,73     8,18  0,23    2,01     9,51   0,22    2,32    10,97   0,21  ║ 
║  2    3    50   FON    1,73     1,61  0,26    2,01     1,88   0,25    2,32     2,16   0,23  ║ 
║  2    3    51   FON    1,73    12,39  0,36    2,01    14,41   0,34    2,32    16,62   0,32  ║ 
║  2    3    52   FON    1,73     0,66  0,10    2,01     0,76   0,10    2,32     0,88   0,09  ║ 
║  2    3    53   FON    1,73     3,58  0,42    2,01     4,16   0,41    2,32     4,80   0,38  ║ 
║  2    3    54   FON    1,77     5,30  0,52    2,05     6,13   0,50    2,34     6,99   0,46  ║ 
║  2    3    55   FON    1,77     1,55  0,18    2,05     1,79   0,18    2,34     2,05   0,16  ║ 
║  2    3    56   FON    1,80    13,01  0,59    2,07    14,99   0,56    2,35    16,97   0,51  ║ 
║  2    3    57   FON    1,80     5,66  0,50    2,07     6,52   0,48    2,35     7,38   0,44  ║ 
║  2    3    58   FON    1,80     7,54  0,53    2,07     8,69   0,51    2,35     9,83   0,46  ║ 
║  2    3    59   FON    1,80    12,75  0,54    2,07    14,69   0,52    2,35    16,63   0,47  ║ 
║  2    3    60   FON    1,83     2,08  0,40    2,10     2,39   0,38    2,36     2,69   0,34  ║ 
║  2    3    61   FON    1,83     2,93  0,42    2,10     3,36   0,40    2,36     3,78   0,36  ║ 
║  2    3    62   FON    1,83    19,91  0,57    2,10    22,87   0,55    2,36    25,70   0,49  ║ 
║  2    3    63   FON    1,83     3,50  0,45    2,10     4,02   0,43    2,36     4,51   0,39  ║ 
║  2    3    64   FON    1,83     2,79  0,43    2,10     3,20   0,41    2,36     3,60   0,37  ║ 
║  2    3    65   FON    3,24     9,97  0,56    3,85    11,86   0,55    4,73    14,56   0,54  ║ 
║  2    3    66   FON    3,24     0,54  0,17    3,85     0,64   0,17    4,73     0,78   0,17  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3    67   FON    3,24     0,54  0,06    3,85     0,64   0,06    4,73     0,78   0,06  ║ 
║  2    3    68   FON    3,24     0,54  0,17    3,85     0,64   0,17    4,73     0,78   0,17  ║ 
║  2    3    69   FON    3,24    19,56  0,51    3,85    23,26   0,50    4,73    28,56   0,49  ║ 
║  2    3    70   FON    3,24    19,56  0,49    3,85    23,26   0,49    4,73    28,56   0,48  ║ 
║  2    3    71   FON    3,24    19,56  0,50    3,85    23,26   0,49    4,73    28,56   0,48  ║ 
║  2    3    72   FON    3,24    19,56  0,53    3,85    23,26   0,53    4,73    28,56   0,52  ║ 
║  2    3    73   FON    3,24     0,54  0,08    3,85     0,64   0,08    4,73     0,78   0,08  ║ 
║  2    3    74   FON    3,24     0,54  0,08    3,85     0,64   0,08    4,73     0,78   0,07  ║ 
║  2    3    75   FON    3,24     0,54  0,07    3,85     0,64   0,07    4,73     0,78   0,07  ║ 
║  2    3    76   FON    3,24    13,19  0,59    3,85    15,68   0,59    4,73    19,25   0,58  ║ 
║  2    3    77   FON    3,24    11,56  0,40    3,85    13,75   0,40    4,73    16,89   0,39  ║ 
║  2    3    78   FON    3,24    20,58  0,47    3,85    24,48   0,46    4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    3    79   FON    3,24    20,58  0,46    3,85    24,48   0,46    4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    3    80   FON    3,24    12,09  0,43    3,85    14,39   0,43    4,73    17,68   0,42  ║ 
║  2    3    81   FON    3,24    11,02  0,40    3,85    13,11   0,39    4,73    16,11   0,39  ║ 
║  2    3    82   FON    3,24    20,58  0,46    3,85    24,48   0,46    4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    3    83   FON    3,24    20,58  0,46    3,85    24,48   0,45    4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    3    84   FON    3,24    12,63  0,42    3,85    15,02   0,41    4,73    18,46   0,41  ║ 
║  2    3    85   FON    3,21    11,98  0,40    3,82    14,28   0,40    4,72    17,63   0,39  ║ 
║  2    3    86   FON    3,21    20,38  0,48    3,82    24,30   0,48    4,72    30,00   0,47  ║ 
║  2    3    87   FON    3,21    20,38  0,48    3,82    24,30   0,48    4,72    30,00   0,47  ║ 
║  2    3    88   FON    3,21    11,45  0,37    3,82    13,65   0,36    4,72    16,85   0,36  ║ 
║  2    3    89   FON    3,21    15,15  0,36    3,82    18,07   0,36    4,72    22,31   0,35  ║ 
║  2    3    90   FON    3,21    25,51  0,44    3,82    30,42   0,44    4,72    37,55   0,43  ║ 
║  2    3    91   FON    3,21    55,54  0,67    3,82    66,22   0,67    4,72    81,75   0,66  ║ 
║  2    3    92   FON    3,19    10,87  0,53    3,81    12,97   0,53    4,71    16,05   0,52  ║ 
║  2    3    93   FON    3,19    20,28  0,62    3,81    24,21   0,61    4,71    29,96   0,61  ║ 
║  2    3    94   FON    3,19    55,75  0,68    3,81    66,56   0,68    4,71    82,11   0,67  ║ 
║  2    3    95   FON    3,19    55,75  0,78    3,81    66,56   0,78    4,71    71,49   0,77  ║ 
║  2    3    96   FON    3,19    20,28  0,51    3,81    24,21   0,51    4,71    29,96   0,50  ║ 
║  2    3    97   FON    3,19    18,21  0,49    3,81    21,74   0,49    4,71    26,91   0,48  ║ 
║  2    3    98   FON    3,19    23,36  0,54    3,81    27,88   0,53    4,71    34,50   0,53  ║ 
║  2    3    99   FON    3,19    21,31  0,49    3,81    25,44   0,49    4,71    31,48   0,49  ║ 
║  2    3   100   FON    3,19    17,17  0,50    3,81    20,50   0,50    4,71    25,37   0,49  ║ 
║  2    3   101   FON    3,16    49,54  0,62    3,78    59,27   0,62    4,70    73,65   0,61  ║ 
║  2    3   102   FON    3,16    67,59  0,77    3,78    80,87   0,76    4,70    88,13   0,76  ║ 
║  2    3   103   FON    2,82     6,01  0,30    3,34     7,11   0,30    4,03     8,59   0,29  ║ 
║  2    3   104   FON    0,01     0,01  0,00   -0,03     0,05   0,00   -0,16     0,27   0,01  ║ 
║  2    3   105   FON    3,14    49,12  0,61    3,76    58,89   0,61    4,69    73,49   0,60  ║ 
║  2    3   106   FON    3,14    67,02  0,75    3,76    80,36   0,75    4,69    89,14   0,75  ║ 
║  2    3   107   FON    3,11    10,07  0,52    3,73    12,10   0,52    4,68    15,17   0,52  ║ 
║  2    3   108   FON    3,11    19,75  0,78    3,73    23,74   0,78    4,68    25,39   0,78  ║ 
║  2    3   109   FON    3,11    54,76  0,66    3,73    65,81   0,66    4,68    82,50   0,66  ║ 
║  2    3   110   FON    3,11    54,29  0,76    3,73    65,24   0,77    4,68    71,00   0,77  ║ 
║  2    3   111   FON    3,11    19,75  0,49    3,73    23,74   0,49    4,68    29,76   0,49  ║ 
║  2    3   112   FON    3,11    16,72  0,47    3,73    20,10   0,47    4,68    25,20   0,48  ║ 
║  2    3   113   FON    3,11   111,62  0,94    3,73   119,10   0,94    4,68   119,10   0,94  ║ 
║  2    3   114   FON    3,11    11,61  0,69    3,73    13,95   0,69    4,68    16,83   0,69  ║ 
║  2    3   115   FON    3,11     0,51  0,11    3,73     0,62   0,11    4,68     0,78   0,11  ║ 
║  2    3   116   FON    3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    3   117   FON    3,12    52,62  1,00    3,75    52,62   1,00    4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2    3   118   FON    3,09    10,53  0,37    3,72    12,67   0,37    4,67    15,92   0,38  ║ 
║  2    3   119   FON    3,09    19,66  0,46    3,72    23,65   0,46    4,67    29,72   0,46  ║ 
║  2    3   120   FON    3,09    19,66  0,47    3,72    23,65   0,48    4,67    29,72   0,48  ║ 
║  2    3   121   FON    3,09    12,06  0,36    3,72    14,52   0,36    4,67    18,24   0,36  ║ 
║  2    3   122   FON    3,09    14,62  0,41    3,72    17,59   0,41    4,67    22,10   0,41  ║ 
║  2    3   123   FON    3,09    24,60  0,46    3,72    29,60   0,46    4,67    37,20   0,46  ║ 
║  2    3   124   FON    3,09    24,60  0,48    3,72    29,60   0,48    4,67    37,20   0,48  ║ 
║  2    3   125   FON    3,09    13,09  0,45    3,72    15,75   0,45    4,67    19,79   0,45  ║ 
║  2    3   126   FON    3,06    10,43  0,37    3,69    12,58   0,37    4,66    15,88   0,37  ║ 
║  2    3   127   FON    3,06    19,46  0,44    3,69    23,48   0,45    4,66    29,65   0,45  ║ 
║  2    3   128   FON    3,06    19,46  0,43    3,69    23,48   0,44    4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    3   129   FON    3,06    11,94  0,42    3,69    14,41   0,42    4,66    18,20   0,42  ║ 
║  2    3   130   FON    3,06    10,43  0,37    3,69    12,58   0,37    4,66    15,88   0,38  ║ 
║  2    3   131   FON    3,06    19,46  0,44    3,69    23,48   0,44    4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    3   132   FON    3,06    19,46  0,43    3,69    23,48   0,43    4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    3   133   FON    3,06    11,94  0,34    3,69    14,41   0,34    4,66    18,20   0,34  ║ 
║  2    3   134   FON    3,05     8,89  0,58    3,69    10,73   0,58    4,66    13,57   0,59  ║ 
║  2    3   135   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   136   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   137   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   138   FON    3,05    18,92  0,44    3,69    22,84   0,45    4,66    28,88   0,45  ║ 
║  2    3   139   FON    3,05    21,38  0,52    3,69    25,81   0,52    4,66    32,63   0,53  ║ 
║  2    3   140   FON    3,05    15,44  0,45    3,69    18,64   0,45    4,66    23,56   0,46  ║ 
║  2    3   141   FON    3,05    21,38  0,48    3,69    25,81   0,48    4,66    32,63   0,49  ║ 
║  2    3   142   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   143   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   144   FON    3,05     0,51  0,16    3,69     0,61   0,16    4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    3   145   FON    3,05    11,41  0,46    3,69    13,77   0,46    4,66    17,41   0,47  ║ 
║  2    3   146   FON    3,07    13,99  0,87    3,70    16,12   0,87    4,67    16,12   0,88  ║ 
║  2    3   147   FON    3,07     7,77  0,82    3,70     9,37   0,82    4,67     9,52   0,83  ║ 
║  2    3   148   FON    3,07    10,11  0,87    3,70    11,69   0,87    4,67    11,69   0,88  ║ 
║  2    3   149   FON    3,07     3,97  0,65    3,70     4,78   0,66    4,67     6,03   0,66  ║ 
║  2    3   150   FON    3,04    12,97  0,93    3,68    14,00   0,93    4,66    14,00   0,95  ║ 
║  2    3   151   FON    3,04    25,24  0,95    3,68    26,62   0,95    4,66    26,62   0,97  ║ 
║  2    3   152   FON    3,04     5,11  0,72    3,68     6,18   0,72    4,66     7,14   0,73  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    3   153   FON    3,04    14,76  0,91    3,68    16,23   0,92    4,66    16,23   0,93  ║ 
║  2    3   154   FON    3,04     6,53  0,79    3,68     7,89   0,80    4,66     8,27   0,81  ║ 
║  2    3   155   FON   -0,25     6,08  0,05   -0,26     6,46   0,05   -0,24     5,83   0,03  ║ 
║  2    4     2   FON   -0,25     6,08  0,05   -0,26     6,46   0,05   -0,24     5,83   0,03  ║ 
║  2    4     3   FON   -0,15     3,07  0,03   -0,15     3,27   0,02   -0,14     2,95   0,02  ║ 
║  2    4     4   FON   -0,15     0,63  0,02   -0,15     0,66   0,02   -0,14     0,60   0,01  ║ 
║  2    4     5   FON   -0,15     0,36  0,02   -0,15     0,38   0,02   -0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2    4     6   FON   -0,15     0,35  0,02   -0,15     0,37   0,02   -0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2    4     7   FON   -0,15     0,45  0,02   -0,15     0,48   0,01   -0,14     0,43   0,01  ║ 
║  2    4     8   FON   -0,15     3,37  0,03   -0,15     3,58   0,03   -0,14     3,23   0,02  ║ 
║  2    4     9   FON   -0,08     1,67  0,01   -0,09     1,78   0,01   -0,08     1,61   0,01  ║ 
║  2    4    10   FON   -0,08     1,28  0,01   -0,09     1,36   0,01   -0,08     1,23   0,01  ║ 
║  2    4    11   FON   -0,08     0,27  0,01   -0,09     0,29   0,01   -0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2    4    12   FON   -0,08     0,69  0,02   -0,09     0,73   0,02   -0,08     0,66   0,01  ║ 
║  2    4    13   FON   -0,08     0,69  0,02   -0,09     0,73   0,02   -0,08     0,66   0,01  ║ 
║  2    4    14   FON   -0,08     0,27  0,01   -0,09     0,29   0,01   -0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2    4    15   FON   -0,08     0,33  0,01   -0,09     0,35   0,01   -0,08     0,31   0,01  ║ 
║  2    4    16   FON   -0,08     2,54  0,02   -0,09     2,70   0,02   -0,08     2,44   0,01  ║ 
║  2    4    17   FON   -0,04     0,85  0,01   -0,05     0,90   0,01   -0,04     0,82   0,00  ║ 
║  2    4    18   FON   -0,04     0,30  0,01   -0,05     0,32   0,01   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  2    4    19   FON   -0,04     0,09  0,00   -0,05     0,10   0,00   -0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2    4    20   FON   -0,04     0,12  0,00   -0,04     0,13   0,00   -0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2    4    21   FON   -0,04     0,13  0,00   -0,04     0,14   0,00   -0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2    4    22   FON   -0,04     0,06  0,00   -0,05     0,06   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    23   FON   -0,04     0,30  0,01   -0,05     0,32   0,01   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  2    4    24   FON   -0,04     0,91  0,01   -0,05     0,97   0,01   -0,04     0,88   0,00  ║ 
║  2    4    25   FON   -0,01     0,22  0,00   -0,01     0,24   0,00   -0,01     0,22   0,00  ║ 
║  2    4    26   FON   -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    27   FON   -0,01     0,05  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2    4    28   FON   -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,07   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    29   FON   -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    30   FON   -0,01     0,11  0,00   -0,01     0,12   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    31   FON   -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,07   0,00   -0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2    4    32   FON   -0,01     0,06  0,00   -0,01     0,06   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2    4    33   FON   -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,08   0,00   -0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    34   FON   -0,01     0,24  0,00   -0,01     0,26   0,00   -0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2    4    35   FON    0,03     0,77  0,01    0,03     0,82   0,00    0,02     0,73   0,00  ║ 
║  2    4    36   FON    0,03     0,08  0,00    0,03     0,08   0,00    0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    37   FON    0,03     0,09  0,00    0,03     0,09   0,00    0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    38   FON    0,03     0,07  0,00    0,03     0,08   0,00    0,02     0,07   0,00  ║ 
║  2    4    39   FON    0,03     0,09  0,00    0,03     0,09   0,00    0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    40   FON    0,03     0,08  0,00    0,03     0,08   0,00    0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2    4    41   FON    0,03     0,11  0,00    0,03     0,12   0,00    0,02     0,11   0,00  ║ 
║  2    4    42   FON    0,03     0,80  0,01    0,03     0,85   0,00    0,02     0,76   0,00  ║ 
║  2    4    43   FON    0,09     2,71  0,02    0,10     2,87   0,02    0,09     2,58   0,01  ║ 
║  2    4    44   FON    0,09     0,19  0,02    0,10     0,20   0,02    0,09     0,18   0,01  ║ 
║  2    4    45   FON    0,09     2,80  0,02    0,10     2,97   0,02    0,09     2,67   0,01  ║ 
║  2    4    46   FON    0,19     5,03  0,04    0,20     5,34   0,04    0,18     4,81   0,03  ║ 
║  2    4    47   FON    0,19     0,40  0,02    0,20     0,43   0,02    0,18     0,39   0,02  ║ 
║  2    4    48   FON    0,19     0,59  0,02    0,20     0,63   0,02    0,18     0,57   0,02  ║ 
║  2    4    49   FON    0,19     0,91  0,03    0,20     0,97   0,02    0,18     0,87   0,02  ║ 
║  2    4    50   FON    0,19     0,18  0,03    0,20     0,19   0,03    0,18     0,17   0,02  ║ 
║  2    4    51   FON    0,19     1,38  0,04    0,20     1,46   0,03    0,18     1,32   0,03  ║ 
║  2    4    52   FON    0,19     0,07  0,01    0,20     0,08   0,01    0,18     0,07   0,01  ║ 
║  2    4    53   FON    0,19     0,40  0,05    0,20     0,42   0,04    0,18     0,38   0,03  ║ 
║  2    4    54   FON    0,27     0,82  0,08    0,29     0,87   0,07    0,26     0,78   0,05  ║ 
║  2    4    55   FON    0,27     0,24  0,03    0,29     0,25   0,02    0,26     0,23   0,02  ║ 
║  2    4    56   FON    0,33     2,38  0,11    0,35     2,52   0,09    0,31     2,27   0,07  ║ 
║  2    4    57   FON    0,33     1,03  0,09    0,35     1,10   0,08    0,31     0,99   0,06  ║ 
║  2    4    58   FON    0,33     1,38  0,10    0,35     1,46   0,09    0,31     1,32   0,06  ║ 
║  2    4    59   FON    0,33     2,33  0,10    0,35     2,47   0,09    0,31     2,23   0,06  ║ 
║  2    4    60   FON    0,38     0,44  0,08    0,41     0,46   0,07    0,37     0,42   0,05  ║ 
║  2    4    61   FON    0,38     0,61  0,09    0,41     0,65   0,08    0,37     0,59   0,06  ║ 
║  2    4    62   FON    0,38     4,17  0,12    0,41     4,43   0,11    0,37     3,99   0,08  ║ 
║  2    4    63   FON    0,38     0,73  0,09    0,41     0,78   0,08    0,37     0,70   0,06  ║ 
║  2    4    64   FON    0,38     0,58  0,09    0,41     0,62   0,08    0,37     0,56   0,06  ║ 
║  2    4    65   FON    3,36    10,33  0,58    4,00    12,30   0,57    4,91    15,11   0,56  ║ 
║  2    4    66   FON    3,36     0,56  0,18    4,00     0,66   0,18    4,91     0,81   0,18  ║ 
║  2    4    67   FON    3,36     0,56  0,06    4,00     0,66   0,06    4,91     0,81   0,06  ║ 
║  2    4    68   FON    3,36     0,56  0,18    4,00     0,66   0,18    4,91     0,81   0,18  ║ 
║  2    4    69   FON    3,36    20,27  0,53    4,00    24,13   0,52    4,91    29,64   0,51  ║ 
║  2    4    70   FON    3,36    20,27  0,51    4,00    24,13   0,51    4,91    29,64   0,50  ║ 
║  2    4    71   FON    3,36    20,27  0,51    4,00    24,13   0,51    4,91    29,64   0,50  ║ 
║  2    4    72   FON    3,36    20,27  0,55    4,00    24,13   0,55    4,91    29,64   0,54  ║ 
║  2    4    73   FON    3,36     0,56  0,08    4,00     0,66   0,08    4,91     0,81   0,08  ║ 
║  2    4    74   FON    3,36     0,56  0,08    4,00     0,66   0,08    4,91     0,81   0,08  ║ 
║  2    4    75   FON    3,36     0,56  0,07    4,00     0,66   0,07    4,91     0,81   0,07  ║ 
║  2    4    76   FON    3,36    13,66  0,61    4,00    16,26   0,61    4,91    19,98   0,60  ║ 
║  2    4    77   FON    3,35    11,95  0,41    3,99    14,24   0,41    4,90    17,50   0,40  ║ 
║  2    4    78   FON    3,35    21,28  0,48    3,99    25,34   0,48    4,90    31,15   0,47  ║ 
║  2    4    79   FON    3,35    21,28  0,48    3,99    25,34   0,47    4,90    31,15   0,46  ║ 
║  2    4    80   FON    3,35    12,51  0,45    3,99    14,89   0,44    4,90    18,31   0,44  ║ 
║  2    4    81   FON    3,35    11,40  0,41    3,99    13,58   0,41    4,90    16,69   0,40  ║ 
║  2    4    82   FON    3,35    21,28  0,48    3,99    25,34   0,47    4,90    31,15   0,47  ║ 
║  2    4    83   FON    3,35    21,28  0,47    3,99    25,34   0,47    4,90    31,15   0,46  ║ 
║  2    4    84   FON    3,35    13,06  0,43    3,99    15,55   0,43    4,90    19,12   0,42  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    4    85   FON    3,29    12,28  0,41    3,92    14,65   0,41    4,84    18,09   0,40  ║ 
║  2    4    86   FON    3,29    20,89  0,49    3,92    24,93   0,49    4,84    30,78   0,49  ║ 
║  2    4    87   FON    3,29    20,89  0,49    3,92    24,93   0,49    4,84    30,78   0,48  ║ 
║  2    4    88   FON    3,29    11,73  0,38    3,92    14,00   0,37    4,84    17,29   0,37  ║ 
║  2    4    89   FON    3,29    15,53  0,37    3,92    18,53   0,37    4,84    22,89   0,36  ║ 
║  2    4    90   FON    3,29    26,14  0,45    3,92    31,20   0,45    4,84    38,53   0,45  ║ 
║  2    4    91   FON    3,29    56,92  0,69    3,92    67,92   0,69    4,84    82,48   0,68  ║ 
║  2    4    92   FON    3,26    11,09  0,54    3,89    13,25   0,54    4,81    16,39   0,53  ║ 
║  2    4    93   FON    3,26    20,70  0,63    3,89    24,72   0,63    4,81    30,60   0,62  ║ 
║  2    4    94   FON    3,26    56,89  0,69    3,89    67,96   0,69    4,81    82,11   0,68  ║ 
║  2    4    95   FON    3,26    56,89  0,80    3,89    67,96   0,79    4,81    71,49   0,78  ║ 
║  2    4    96   FON    3,26    20,70  0,52    3,89    24,72   0,52    4,81    30,60   0,51  ║ 
║  2    4    97   FON    3,26    18,59  0,50    3,89    22,20   0,50    4,81    27,48   0,49  ║ 
║  2    4    98   FON    3,26    23,83  0,55    3,89    28,47   0,54    4,81    35,23   0,54  ║ 
║  2    4    99   FON    3,26    21,75  0,50    3,89    25,98   0,50    4,81    32,15   0,50  ║ 
║  2    4   100   FON    3,26    17,52  0,51    3,89    20,93   0,51    4,81    25,91   0,50  ║ 
║  2    4   101   FON    3,20    50,11  0,62    3,83    59,98   0,62    4,76    74,54   0,62  ║ 
║  2    4   102   FON    3,20    68,38  0,78    3,83    81,84   0,77    4,76    88,13   0,77  ║ 
║  2    4   103   FON    1,37     2,92  0,15    1,63     3,48   0,15    2,01     4,29   0,14  ║ 
║  2    4   104   FON   -1,42     2,43  0,15   -1,71     2,92   0,15   -2,15     3,68   0,15  ║ 
║  2    4   105   FON    3,15    49,28  0,61    3,77    59,09   0,61    4,71    73,74   0,61  ║ 
║  2    4   106   FON    3,15    67,24  0,75    3,77    80,63   0,75    4,71    89,14   0,75  ║ 
║  2    4   107   FON    3,09    10,01  0,51    3,71    12,03   0,52    4,65    15,08   0,52  ║ 
║  2    4   108   FON    3,09    19,63  0,77    3,71    23,59   0,77    4,65    25,39   0,78  ║ 
║  2    4   109   FON    3,09    54,43  0,66    3,71    65,41   0,66    4,65    82,00   0,66  ║ 
║  2    4   110   FON    3,09    53,96  0,76    3,71    64,85   0,76    4,65    71,00   0,76  ║ 
║  2    4   111   FON    3,09    19,63  0,48    3,71    23,59   0,48    4,65    29,58   0,48  ║ 
║  2    4   112   FON    3,09    16,62  0,47    3,71    19,98   0,47    4,65    25,04   0,47  ║ 
║  2    4   113   FON    3,09   110,95  0,93    3,71   119,10   0,93    4,65   119,10   0,94  ║ 
║  2    4   114   FON    3,09    11,54  0,69    3,71    13,87   0,69    4,65    16,83   0,69  ║ 
║  2    4   115   FON    3,09     0,51  0,11    3,71     0,61   0,11    4,65     0,77   0,11  ║ 
║  2    4   116   FON    3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    4   117   FON    3,12    52,62  1,00    3,75    52,62   1,00    4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2    4   118   FON    3,06    10,42  0,37    3,68    12,53   0,37    4,62    15,75   0,37  ║ 
║  2    4   119   FON    3,06    19,45  0,45    3,68    23,39   0,45    4,62    29,40   0,45  ║ 
║  2    4   120   FON    3,06    19,45  0,47    3,68    23,39   0,47    4,62    29,40   0,47  ║ 
║  2    4   121   FON    3,06    11,94  0,36    3,68    14,36   0,36    4,62    18,04   0,36  ║ 
║  2    4   122   FON    3,06    14,46  0,40    3,68    17,39   0,40    4,62    21,86   0,40  ║ 
║  2    4   123   FON    3,06    24,34  0,45    3,68    29,28   0,45    4,62    36,80   0,46  ║ 
║  2    4   124   FON    3,06    24,34  0,47    3,68    29,28   0,47    4,62    36,80   0,48  ║ 
║  2    4   125   FON    3,06    12,95  0,44    3,68    15,57   0,44    4,62    19,57   0,44  ║ 
║  2    4   126   FON    3,00    10,21  0,36    3,61    12,31   0,36    4,56    15,55   0,36  ║ 
║  2    4   127   FON    3,00    19,06  0,43    3,61    22,98   0,44    4,56    29,02   0,44  ║ 
║  2    4   128   FON    3,00    19,06  0,43    3,61    22,98   0,43    4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2    4   129   FON    3,00    11,70  0,41    3,61    14,10   0,41    4,56    17,81   0,41  ║ 
║  2    4   130   FON    3,00    10,21  0,37    3,61    12,31   0,37    4,56    15,55   0,37  ║ 
║  2    4   131   FON    3,00    19,06  0,43    3,61    22,98   0,43    4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2    4   132   FON    3,00    19,06  0,42    3,61    22,98   0,42    4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2    4   133   FON    3,00    11,70  0,33    3,61    14,10   0,33    4,56    17,81   0,34  ║ 
║  2    4   134   FON    2,98     8,68  0,56    3,60    10,48   0,57    4,55    13,25   0,57  ║ 
║  2    4   135   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   136   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   137   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   138   FON    2,98    18,48  0,43    3,60    22,30   0,44    4,55    28,20   0,44  ║ 
║  2    4   139   FON    2,98    20,88  0,51    3,60    25,19   0,51    4,55    31,86   0,52  ║ 
║  2    4   140   FON    2,98    15,08  0,44    3,60    18,19   0,44    4,55    23,01   0,45  ║ 
║  2    4   141   FON    2,98    20,88  0,47    3,60    25,19   0,47    4,55    31,86   0,48  ║ 
║  2    4   142   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   143   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   144   FON    2,98     0,49  0,16    3,60     0,60   0,16    4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2    4   145   FON    2,98    11,14  0,45    3,60    13,45   0,45    4,55    17,01   0,46  ║ 
║  2    4   146   FON    3,01    13,73  0,85    3,63    16,12   0,86    4,58    16,12   0,86  ║ 
║  2    4   147   FON    3,01     7,63  0,80    3,63     9,20   0,80    4,58     9,52   0,81  ║ 
║  2    4   148   FON    3,01     9,92  0,85    3,63    11,69   0,85    4,58    11,69   0,86  ║ 
║  2    4   149   FON    3,01     3,90  0,64    3,63     4,69   0,65    4,58     5,92   0,65  ║ 
║  2    4   150   FON    2,96    12,62  0,90    3,57    14,00   0,91    4,53    14,00   0,92  ║ 
║  2    4   151   FON    2,96    24,56  0,92    3,57    26,62   0,93    4,53    26,62   0,94  ║ 
║  2    4   152   FON    2,96     4,98  0,70    3,57     6,01   0,70    4,53     7,14   0,71  ║ 
║  2    4   153   FON    2,96    14,36  0,88    3,57    16,23   0,89    4,53    16,23   0,90  ║ 
║  2    4   154   FON    2,96     6,36  0,77    3,57     7,68   0,77    4,53     8,27   0,78  ║ 
║  2    4   155   FON   -2,02    49,84  0,43   -2,37    58,36   0,42   -2,73    67,39   0,38  ║ 
║  2    5     2   FON   -2,02    49,84  0,43   -2,37    58,36   0,42   -2,73    67,39   0,38  ║ 
║  2    5     3   FON   -1,87    39,50  0,35   -2,20    46,43   0,34   -2,56    54,06   0,32  ║ 
║  2    5     4   FON   -1,87     8,03  0,26   -2,20     9,44   0,26   -2,56    11,00   0,24  ║ 
║  2    5     5   FON   -1,87     4,59  0,22   -2,20     5,39   0,22   -2,56     6,28   0,20  ║ 
║  2    5     6   FON   -1,87     4,53  0,23   -2,20     5,32   0,22   -2,56     6,20   0,21  ║ 
║  2    5     7   FON   -1,87     5,75  0,22   -2,20     6,76   0,21   -2,56     7,87   0,20  ║ 
║  2    5     8   FON   -1,87    43,30  0,37   -2,20    50,89   0,36   -2,56    59,26   0,33  ║ 
║  2    5     9   FON   -1,77    36,80  0,29   -2,09    43,36   0,28   -2,44    50,80   0,26  ║ 
║  2    5    10   FON   -1,77    28,28  0,30   -2,09    33,32   0,29   -2,44    39,04   0,28  ║ 
║  2    5    11   FON   -1,77     6,03  0,20   -2,09     7,11   0,19   -2,44     8,33   0,18  ║ 
║  2    5    12   FON   -1,77    15,21  0,38   -2,09    17,93   0,37   -2,44    21,00   0,35  ║ 
║  2    5    13   FON   -1,77    15,21  0,38   -2,09    17,93   0,37   -2,44    21,00   0,35  ║ 
║  2    5    14   FON   -1,77     6,03  0,19   -2,09     7,11   0,19   -2,44     8,33   0,17  ║ 
║  2    5    15   FON   -1,77     7,20  0,21   -2,09     8,49   0,21   -2,44     9,95   0,19  ║ 
║  2    5    16   FON   -1,77    56,04  0,38   -2,09    66,03   0,37   -2,44    77,36   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    5    17   FON   -1,71    33,84  0,28   -2,02    39,93   0,28   -2,38    46,96   0,26  ║ 
║  2    5    18   FON   -1,71    12,01  0,25   -2,02    14,17   0,24   -2,38    16,67   0,23  ║ 
║  2    5    19   FON   -1,71     3,61  0,14   -2,02     4,26   0,14   -2,38     5,01   0,13  ║ 
║  2    5    20   FON   -1,71     4,92  0,17   -2,02     5,81   0,17   -2,38     6,83   0,16  ║ 
║  2    5    21   FON   -1,71     5,32  0,17   -2,02     6,28   0,17   -2,38     7,38   0,16  ║ 
║  2    5    22   FON   -1,71     2,30  0,11   -2,02     2,72   0,11   -2,38     3,20   0,10  ║ 
║  2    5    23   FON   -1,71    12,01  0,25   -2,02    14,17   0,25   -2,38    16,67   0,23  ║ 
║  2    5    24   FON   -1,71    36,40  0,28   -2,02    42,96   0,28   -2,38    50,53   0,26  ║ 
║  2    5    25   FON   -1,67    32,89  0,28   -1,97    38,88   0,27   -2,33    45,88   0,26  ║ 
║  2    5    26   FON   -1,67    11,67  0,25   -1,97    13,80   0,24   -2,33    16,28   0,23  ║ 
║  2    5    27   FON   -1,67     7,33  0,18   -1,97     8,67   0,18   -2,33    10,23   0,17  ║ 
║  2    5    28   FON   -1,67     8,98  0,53   -1,97    10,61   0,52   -2,33    12,52   0,49  ║ 
║  2    5    29   FON   -1,67    15,89  0,26   -1,97    18,78   0,25   -2,33    22,17   0,24  ║ 
║  2    5    30   FON   -1,67    15,89  0,25   -1,97    18,78   0,25   -2,33    22,17   0,23  ║ 
║  2    5    31   FON   -1,67     8,98  0,53   -1,97    10,61   0,52   -2,33    12,52   0,49  ║ 
║  2    5    32   FON   -1,67     8,16  0,19   -1,97     9,64   0,19   -2,33    11,38   0,18  ║ 
║  2    5    33   FON   -1,67    11,67  0,25   -1,97    13,80   0,24   -2,33    16,28   0,23  ║ 
║  2    5    34   FON   -1,67    35,39  0,28   -1,97    41,83   0,27   -2,33    49,36   0,26  ║ 
║  2    5    35   FON   -1,61    47,87  0,35   -1,91    56,68   0,34   -2,26    67,17   0,32  ║ 
║  2    5    36   FON   -1,61     4,96  0,15   -1,91     5,87   0,15   -2,26     6,96   0,14  ║ 
║  2    5    37   FON   -1,61     5,49  0,19   -1,91     6,50   0,19   -2,26     7,70   0,18  ║ 
║  2    5    38   FON   -1,61     4,43  0,22   -1,91     5,24   0,21   -2,26     6,21   0,20  ║ 
║  2    5    39   FON   -1,61     5,49  0,24   -1,91     6,50   0,24   -2,26     7,70   0,23  ║ 
║  2    5    40   FON   -1,61     4,96  0,18   -1,91     5,87   0,18   -2,26     6,96   0,17  ║ 
║  2    5    41   FON   -1,61     7,09  0,18   -1,91     8,39   0,18   -2,26     9,94   0,17  ║ 
║  2    5    42   FON   -1,61    49,54  0,34   -1,91    58,66   0,34   -2,26    69,52   0,32  ║ 
║  2    5    43   FON   -1,51    44,96  0,39   -1,80    53,43   0,39   -2,15    63,82   0,37  ║ 
║  2    5    44   FON   -1,51     3,18  0,34   -1,80     3,78   0,34   -2,15     4,52   0,32  ║ 
║  2    5    45   FON   -1,51    46,53  0,34   -1,80    55,29   0,34   -2,15    66,05   0,33  ║ 
║  2    5    46   FON   -1,36    35,59  0,29   -1,63    42,56   0,28   -1,97    51,58   0,28  ║ 
║  2    5    47   FON   -1,36     2,86  0,17   -1,63     3,42   0,17   -1,97     4,15   0,16  ║ 
║  2    5    48   FON   -1,36     4,19  0,17   -1,63     5,01   0,17   -1,97     6,07   0,16  ║ 
║  2    5    49   FON   -1,36     6,43  0,18   -1,63     7,70   0,18   -1,97     9,33   0,17  ║ 
║  2    5    50   FON   -1,36     1,27  0,20   -1,63     1,52   0,20   -1,97     1,84   0,20  ║ 
║  2    5    51   FON   -1,36     9,75  0,28   -1,63    11,66   0,28   -1,97    14,13   0,27  ║ 
║  2    5    52   FON   -1,36     0,52  0,08   -1,63     0,62   0,08   -1,97     0,75   0,08  ║ 
║  2    5    53   FON   -1,36     2,82  0,33   -1,63     3,37   0,33   -1,97     4,08   0,32  ║ 
║  2    5    54   FON   -1,24     3,71  0,36   -1,49     4,46   0,37   -1,83     5,48   0,36  ║ 
║  2    5    55   FON   -1,24     1,09  0,13   -1,49     1,31   0,13   -1,83     1,61   0,13  ║ 
║  2    5    56   FON   -1,16     8,36  0,38   -1,40    10,11   0,38   -1,74    12,56   0,38  ║ 
║  2    5    57   FON   -1,16     3,63  0,32   -1,40     4,40   0,33   -1,74     5,46   0,32  ║ 
║  2    5    58   FON   -1,16     4,84  0,34   -1,40     5,86   0,34   -1,74     7,28   0,34  ║ 
║  2    5    59   FON   -1,16     8,19  0,34   -1,40     9,91   0,35   -1,74    12,31   0,35  ║ 
║  2    5    60   FON   -1,07     1,23  0,24   -1,31     1,49   0,24   -1,64     1,87   0,24  ║ 
║  2    5    61   FON   -1,07     1,72  0,25   -1,31     2,10   0,25   -1,64     2,63   0,25  ║ 
║  2    5    62   FON   -1,07    11,72  0,34   -1,31    14,25   0,34   -1,64    17,91   0,34  ║ 
║  2    5    63   FON   -1,07     2,06  0,26   -1,31     2,50   0,27   -1,64     3,14   0,27  ║ 
║  2    5    64   FON   -1,07     1,64  0,25   -1,31     1,99   0,25   -1,64     2,51   0,26  ║ 
║  2    5    65   FON    3,48    10,70  0,60    4,14    12,75   0,59    5,09    15,67   0,58  ║ 
║  2    5    66   FON    3,48     0,58  0,19    4,14     0,69   0,18    5,09     0,84   0,18  ║ 
║  2    5    67   FON    3,48     0,58  0,06    4,14     0,69   0,06    5,09     0,84   0,06  ║ 
║  2    5    68   FON    3,48     0,58  0,19    4,14     0,69   0,18    5,09     0,84   0,18  ║ 
║  2    5    69   FON    3,48    20,98  0,55    4,14    25,01   0,54    5,09    30,73   0,53  ║ 
║  2    5    70   FON    3,48    20,98  0,53    4,14    25,01   0,53    5,09    30,73   0,52  ║ 
║  2    5    71   FON    3,48    20,98  0,53    4,14    25,01   0,53    5,09    30,73   0,52  ║ 
║  2    5    72   FON    3,48    20,98  0,57    4,14    25,01   0,57    5,09    30,73   0,56  ║ 
║  2    5    73   FON    3,48     0,58  0,09    4,14     0,69   0,09    5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2    5    74   FON    3,48     0,58  0,08    4,14     0,69   0,08    5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2    5    75   FON    3,48     0,58  0,08    4,14     0,69   0,08    5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2    5    76   FON    3,48    14,14  0,64    4,14    16,86   0,63    5,09    20,71   0,62  ║ 
║  2    5    77   FON    3,46    12,35  0,43    4,12    14,73   0,43    5,07    18,11   0,42  ║ 
║  2    5    78   FON    3,46    21,99  0,50    4,12    26,22   0,49    5,07    32,25   0,49  ║ 
║  2    5    79   FON    3,46    21,99  0,49    4,12    26,22   0,49    5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2    5    80   FON    3,46    12,92  0,46    4,12    15,41   0,46    5,07    18,95   0,45  ║ 
║  2    5    81   FON    3,46    11,78  0,42    4,12    14,05   0,42    5,07    17,28   0,42  ║ 
║  2    5    82   FON    3,46    21,99  0,49    4,12    26,22   0,49    5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2    5    83   FON    3,46    21,99  0,49    4,12    26,22   0,48    5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2    5    84   FON    3,46    13,50  0,45    4,12    16,09   0,44    5,07    19,79   0,44  ║ 
║  2    5    85   FON    3,37    12,58  0,42    4,02    15,02   0,42    4,97    18,56   0,41  ║ 
║  2    5    86   FON    3,37    21,40  0,51    4,02    25,56   0,50    4,97    31,57   0,50  ║ 
║  2    5    87   FON    3,37    21,40  0,50    4,02    25,56   0,50    4,97    31,57   0,49  ║ 
║  2    5    88   FON    3,37    12,02  0,38    4,02    14,36   0,38    4,97    17,73   0,38  ║ 
║  2    5    89   FON    3,37    15,91  0,38    4,02    19,00   0,37    4,97    23,47   0,37  ║ 
║  2    5    90   FON    3,37    26,79  0,46    4,02    31,99   0,46    4,97    39,51   0,46  ║ 
║  2    5    91   FON    3,37    58,32  0,71    4,02    69,65   0,70    4,97    82,48   0,70  ║ 
║  2    5    92   FON    3,32    11,31  0,55    3,97    13,52   0,55    4,91    16,74   0,54  ║ 
║  2    5    93   FON    3,32    21,11  0,64    3,97    25,24   0,64    4,91    31,24   0,63  ║ 
║  2    5    94   FON    3,32    58,04  0,71    3,97    69,37   0,70    4,91    82,11   0,70  ║ 
║  2    5    95   FON    3,32    58,04  0,81    3,97    69,37   0,81    4,91    71,49   0,80  ║ 
║  2    5    96   FON    3,32    21,11  0,53    3,97    25,24   0,53    4,91    31,24   0,52  ║ 
║  2    5    97   FON    3,32    18,96  0,51    3,97    22,66   0,51    4,91    28,05   0,50  ║ 
║  2    5    98   FON    3,32    24,31  0,56    3,97    29,06   0,56    4,91    35,97   0,55  ║ 
║  2    5    99   FON    3,32    22,19  0,51    3,97    26,52   0,51    4,91    32,82   0,51  ║ 
║  2    5   100   FON    3,32    17,88  0,52    3,97    21,37   0,52    4,91    26,45   0,51  ║ 
║  2    5   101   FON    3,24    50,70  0,63    3,87    60,70   0,63    4,82    75,44   0,63  ║ 
║  2    5   102   FON    3,24    69,18  0,78    3,87    82,83   0,78    4,82    88,13   0,78  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    5   103   FON   -0,09     0,20  0,01   -0,09     0,20   0,01   -0,03     0,05   0,00  ║ 
║  2    5   104   FON   -2,86     4,90  0,30   -3,42     5,84   0,30   -4,16     7,12   0,29  ║ 
║  2    5   105   FON    3,16    49,44  0,61    3,78    59,29   0,61    4,72    73,99   0,61  ║ 
║  2    5   106   FON    3,16    67,46  0,76    3,78    80,90   0,76    4,72    89,14   0,76  ║ 
║  2    5   107   FON    3,07     9,95  0,51    3,69    11,95   0,51    4,62    14,98   0,51  ║ 
║  2    5   108   FON    3,07    19,51  0,77    3,69    23,44   0,77    4,62    25,39   0,77  ║ 
║  2    5   109   FON    3,07    54,10  0,65    3,69    65,00   0,65    4,62    81,49   0,65  ║ 
║  2    5   110   FON    3,07    53,64  0,76    3,69    64,44   0,76    4,62    71,00   0,76  ║ 
║  2    5   111   FON    3,07    19,51  0,48    3,69    23,44   0,48    4,62    29,39   0,48  ║ 
║  2    5   112   FON    3,07    16,52  0,47    3,69    19,85   0,47    4,62    24,89   0,47  ║ 
║  2    5   113   FON    3,07   110,28  0,93    3,69   119,10   0,93    4,62   119,10   0,93  ║ 
║  2    5   114   FON    3,07    11,47  0,68    3,69    13,78   0,68    4,62    16,83   0,68  ║ 
║  2    5   115   FON    3,07     0,51  0,11    3,69     0,61   0,11    4,62     0,77   0,11  ║ 
║  2    5   116   FON    3,12     0,56  0,34    3,75     0,68   0,34    4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    5   117   FON    3,12    52,62  1,00    3,75    52,62   1,00    4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2    5   118   FON    3,02    10,30  0,37    3,64    12,39   0,37    4,57    15,58   0,37  ║ 
║  2    5   119   FON    3,02    19,23  0,45    3,64    23,13   0,45    4,57    29,07   0,45  ║ 
║  2    5   120   FON    3,02    19,23  0,46    3,64    23,13   0,47    4,57    29,07   0,47  ║ 
║  2    5   121   FON    3,02    11,80  0,35    3,64    14,20   0,35    4,57    17,84   0,36  ║ 
║  2    5   122   FON    3,02    14,30  0,40    3,64    17,20   0,40    4,57    21,62   0,40  ║ 
║  2    5   123   FON    3,02    24,07  0,45    3,64    28,95   0,45    4,57    36,39   0,45  ║ 
║  2    5   124   FON    3,02    24,07  0,47    3,64    28,95   0,47    4,57    36,39   0,47  ║ 
║  2    5   125   FON    3,02    12,80  0,44    3,64    15,40   0,44    4,57    19,35   0,44  ║ 
║  2    5   126   FON    2,93     9,99  0,35    3,53    12,04   0,35    4,47    15,21   0,36  ║ 
║  2    5   127   FON    2,93    18,65  0,42    3,53    22,47   0,43    4,47    28,39   0,43  ║ 
║  2    5   128   FON    2,93    18,65  0,42    3,53    22,47   0,42    4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2    5   129   FON    2,93    11,44  0,40    3,53    13,79   0,40    4,47    17,43   0,40  ║ 
║  2    5   130   FON    2,93     9,99  0,36    3,53    12,04   0,36    4,47    15,21   0,36  ║ 
║  2    5   131   FON    2,93    18,65  0,42    3,53    22,47   0,42    4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2    5   132   FON    2,93    18,65  0,41    3,53    22,47   0,41    4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2    5   133   FON    2,93    11,44  0,32    3,53    13,79   0,33    4,47    17,43   0,33  ║ 
║  2    5   134   FON    2,91     8,48  0,55    3,51    10,22   0,55    4,44    12,93   0,56  ║ 
║  2    5   135   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   136   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   137   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   138   FON    2,91    18,03  0,42    3,51    21,75   0,42    4,44    27,51   0,43  ║ 
║  2    5   139   FON    2,91    20,38  0,50    3,51    24,57   0,50    4,44    31,09   0,51  ║ 
║  2    5   140   FON    2,91    14,71  0,43    3,51    17,74   0,43    4,44    22,45   0,44  ║ 
║  2    5   141   FON    2,91    20,38  0,46    3,51    24,57   0,46    4,44    31,09   0,47  ║ 
║  2    5   142   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   143   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   144   FON    2,91     0,48  0,16    3,51     0,58   0,16    4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2    5   145   FON    2,91    10,88  0,44    3,51    13,12   0,44    4,44    16,59   0,45  ║ 
║  2    5   146   FON    2,95    13,47  0,84    3,56    16,12   0,84    4,49    16,12   0,85  ║ 
║  2    5   147   FON    2,95     7,49  0,79    3,56     9,02   0,79    4,49     9,52   0,80  ║ 
║  2    5   148   FON    2,95     9,74  0,83    3,56    11,69   0,84    4,49    11,69   0,84  ║ 
║  2    5   149   FON    2,95     3,82  0,63    3,56     4,60   0,63    4,49     5,81   0,64  ║ 
║  2    5   150   FON    2,88    12,27  0,88    3,47    14,00   0,88    4,40    14,00   0,89  ║ 
║  2    5   151   FON    2,88    23,87  0,90    3,47    26,62   0,90    4,40    26,62   0,91  ║ 
║  2    5   152   FON    2,88     4,84  0,68    3,47     5,84   0,68    4,40     7,14   0,69  ║ 
║  2    5   153   FON    2,88    13,96  0,86    3,47    16,23   0,87    4,40    16,23   0,88  ║ 
║  2    5   154   FON    2,88     6,18  0,75    3,47     7,46   0,75    4,40     8,27   0,76  ║ 
║  2    5   155   FON   -3,54    87,21  0,75   -4,24   104,58   0,74   -5,24   117,03   0,74  ║ 
║  2    6     2   FON   -3,54    87,21  0,75   -4,24   104,58   0,74   -5,24   117,03   0,74  ║ 
║  2    6     3   FON   -3,38    71,35  0,62   -4,05    85,59   0,62   -5,03   106,24   0,62  ║ 
║  2    6     4   FON   -3,38    14,51  0,47   -4,05    17,41   0,47   -5,03    21,61   0,47  ║ 
║  2    6     5   FON   -3,38     8,29  0,40   -4,05     9,94   0,40   -5,03    12,34   0,40  ║ 
║  2    6     6   FON   -3,38     8,18  0,41   -4,05     9,81   0,41   -5,03    12,18   0,41  ║ 
║  2    6     7   FON   -3,38    10,39  0,39   -4,05    12,46   0,39   -5,03    15,46   0,39  ║ 
║  2    6     8   FON   -3,38    78,21  0,66   -4,05    93,82   0,66   -5,03   116,44   0,66  ║ 
║  2    6     9   FON   -3,27    67,99  0,53   -3,93    81,58   0,53   -4,89   101,59   0,53  ║ 
║  2    6    10   FON   -3,27    52,25  0,55   -3,93    62,69   0,55   -4,89    78,07   0,55  ║ 
║  2    6    11   FON   -3,27    11,15  0,36   -3,93    13,37   0,36   -4,89    16,65   0,36  ║ 
║  2    6    12   FON   -3,27    28,11  0,69   -3,93    33,73   0,69   -4,89    40,55   0,69  ║ 
║  2    6    13   FON   -3,27    28,11  0,70   -3,93    33,73   0,70   -4,89    40,42   0,69  ║ 
║  2    6    14   FON   -3,27    11,15  0,35   -3,93    13,37   0,35   -4,89    16,65   0,35  ║ 
║  2    6    15   FON   -3,27    13,31  0,39   -3,93    15,97   0,39   -4,89    19,89   0,39  ║ 
║  2    6    16   FON   -3,27   103,53  0,70   -3,93   124,22   0,70   -4,89   146,89   0,70  ║ 
║  2    6    17   FON   -3,21    63,39  0,53   -3,86    76,07   0,53   -4,81    94,91   0,53  ║ 
║  2    6    18   FON   -3,21    22,50  0,47   -3,86    26,99   0,47   -4,81    33,68   0,47  ║ 
║  2    6    19   FON   -3,21     6,76  0,26   -3,86     8,11   0,26   -4,81    10,12   0,26  ║ 
║  2    6    20   FON   -3,21     9,22  0,32   -3,85    11,06   0,32   -4,81    13,81   0,32  ║ 
║  2    6    21   FON   -3,21     9,97  0,32   -3,85    11,96   0,32   -4,81    14,93   0,32  ║ 
║  2    6    22   FON   -3,21     4,31  0,20   -3,86     5,18   0,20   -4,81     6,46   0,20  ║ 
║  2    6    23   FON   -3,21    22,50  0,47   -3,86    26,99   0,47   -4,81    33,68   0,47  ║ 
║  2    6    24   FON   -3,21    68,20  0,53   -3,86    81,84   0,53   -4,81   102,12   0,53  ║ 
║  2    6    25   FON   -3,16    62,40  0,53   -3,80    74,88   0,53   -4,74    93,60   0,53  ║ 
║  2    6    26   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,80    26,57   0,47   -4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    6    27   FON   -3,16    13,91  0,34   -3,80    16,69   0,34   -4,74    20,86   0,34  ║ 
║  2    6    28   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    6    29   FON   -3,16    30,15  0,49   -3,80    36,17   0,49   -4,74    45,22   0,49  ║ 
║  2    6    30   FON   -3,16    30,15  0,48   -3,80    36,17   0,48   -4,74    45,22   0,48  ║ 
║  2    6    31   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    6    32   FON   -3,16    15,47  0,36   -3,80    18,57   0,36   -4,74    23,21   0,36  ║ 
║  2    6    33   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,80    26,57   0,47   -4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    6    34   FON   -3,16    67,13  0,53   -3,80    80,56   0,53   -4,74   100,70   0,53  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6    35   FON   -3,10    92,20  0,67   -3,72   110,66   0,67   -4,67   138,40   0,67  ║ 
║  2    6    36   FON   -3,10     9,55  0,29   -3,72    11,46   0,29   -4,67    14,35   0,29  ║ 
║  2    6    37   FON   -3,10    10,57  0,37   -3,72    12,69   0,37   -4,67    15,89   0,38  ║ 
║  2    6    38   FON   -3,10     8,53  0,42   -3,72    10,24   0,42   -4,67    12,82   0,42  ║ 
║  2    6    39   FON   -3,10    10,57  0,46   -3,72    12,69   0,46   -4,67    15,89   0,46  ║ 
║  2    6    40   FON   -3,10     9,55  0,34   -3,72    11,46   0,34   -4,67    14,35   0,34  ║ 
║  2    6    41   FON   -3,10    13,65  0,36   -3,72    16,38   0,36   -4,67    20,52   0,36  ║ 
║  2    6    42   FON   -3,10    95,42  0,66   -3,72   114,52   0,66   -4,67   143,46   0,66  ║ 
║  2    6    43   FON   -3,00    89,13  0,78   -3,60   106,99   0,78   -4,53   114,98   0,78  ║ 
║  2    6    44   FON   -3,00     6,31  0,68   -3,60     7,57   0,68   -4,53     9,29   0,68  ║ 
║  2    6    45   FON   -3,00    92,25  0,68   -3,60   110,73   0,68   -4,53   135,25   0,69  ║ 
║  2    6    46   FON   -2,84    74,23  0,60   -3,41    89,14   0,60   -4,32   112,85   0,60  ║ 
║  2    6    47   FON   -2,84     5,97  0,36   -3,41     7,17   0,36   -4,32     9,08   0,36  ║ 
║  2    6    48   FON   -2,84     8,73  0,35   -3,41    10,49   0,35   -4,32    13,28   0,35  ║ 
║  2    6    49   FON   -2,84    13,42  0,38   -3,41    16,12   0,38   -4,32    20,40   0,38  ║ 
║  2    6    50   FON   -2,84     2,65  0,43   -3,41     3,18   0,43   -4,32     4,02   0,43  ║ 
║  2    6    51   FON   -2,84    20,33  0,58   -3,41    24,42   0,58   -4,32    30,91   0,59  ║ 
║  2    6    52   FON   -2,84     1,08  0,17   -3,41     1,29   0,17   -4,32     1,64   0,17  ║ 
║  2    6    53   FON   -2,84     5,88  0,70   -3,41     7,06   0,70   -4,32     8,43   0,71  ║ 
║  2    6    54   FON   -2,71     8,11  0,80   -3,25     9,74   0,80   -4,14    10,17   0,81  ║ 
║  2    6    55   FON   -2,71     2,37  0,28   -3,26     2,85   0,28   -4,15     3,63   0,28  ║ 
║  2    6    56   FON   -2,62    18,96  0,85   -3,15    22,21   0,85   -4,03    22,21   0,87  ║ 
║  2    6    57   FON   -2,62     8,24  0,73   -3,15     9,91   0,73   -4,03    11,25   0,75  ║ 
║  2    6    58   FON   -2,62    10,99  0,77   -3,15    13,20   0,77   -4,03    14,28   0,79  ║ 
║  2    6    59   FON   -2,62    18,59  0,78   -3,15    22,33   0,78   -4,03    23,76   0,80  ║ 
║  2    6    60   FON   -2,54     2,89  0,56   -3,05     3,48   0,56   -3,92     4,47   0,57  ║ 
║  2    6    61   FON   -2,54     4,07  0,59   -3,05     4,89   0,59   -3,92     6,28   0,60  ║ 
║  2    6    62   FON   -2,54    27,65  0,80   -3,05    33,23   0,80   -3,92    34,63   0,82  ║ 
║  2    6    63   FON   -2,54     4,86  0,62   -3,05     5,83   0,62   -3,92     7,49   0,64  ║ 
║  2    6    64   FON   -2,54     3,87  0,59   -3,05     4,65   0,59   -3,92     5,97   0,61  ║ 
║  2    6    65   FON    2,34     7,19  0,40    2,79     8,60   0,40    3,34    10,28   0,38  ║ 
║  2    6    66   FON    2,34     0,39  0,13    2,79     0,46   0,12    3,34     0,55   0,12  ║ 
║  2    6    67   FON    2,34     0,39  0,04    2,79     0,46   0,04    3,34     0,55   0,04  ║ 
║  2    6    68   FON    2,34     0,39  0,13    2,79     0,46   0,12    3,34     0,55   0,12  ║ 
║  2    6    69   FON    2,34    14,10  0,37    2,79    16,86   0,37    3,34    20,16   0,35  ║ 
║  2    6    70   FON    2,34    14,10  0,36    2,79    16,86   0,35    3,34    20,16   0,34  ║ 
║  2    6    71   FON    2,34    14,10  0,36    2,79    16,86   0,36    3,34    20,16   0,34  ║ 
║  2    6    72   FON    2,34    14,10  0,38    2,79    16,86   0,38    3,34    20,16   0,37  ║ 
║  2    6    73   FON    2,34     0,39  0,06    2,79     0,46   0,06    3,34     0,55   0,06  ║ 
║  2    6    74   FON    2,34     0,39  0,05    2,79     0,46   0,05    3,34     0,55   0,05  ║ 
║  2    6    75   FON    2,34     0,39  0,05    2,79     0,46   0,05    3,34     0,55   0,05  ║ 
║  2    6    76   FON    2,34     9,51  0,43    2,79    11,37   0,43    3,34    13,59   0,41  ║ 
║  2    6    77   FON    2,32     8,28  0,29    2,77     9,90   0,29    3,32    11,84   0,27  ║ 
║  2    6    78   FON    2,32    14,74  0,33    2,77    17,62   0,33    3,32    21,08   0,32  ║ 
║  2    6    79   FON    2,32    14,74  0,33    2,77    17,62   0,33    3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2    6    80   FON    2,32     8,66  0,31    2,77    10,36   0,31    3,32    12,39   0,29  ║ 
║  2    6    81   FON    2,32     7,90  0,28    2,77     9,44   0,28    3,32    11,29   0,27  ║ 
║  2    6    82   FON    2,32    14,74  0,33    2,77    17,62   0,33    3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2    6    83   FON    2,32    14,74  0,33    2,77    17,62   0,33    3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2    6    84   FON    2,32     9,05  0,30    2,77    10,82   0,30    3,32    12,94   0,28  ║ 
║  2    6    85   FON    2,22     8,30  0,28    2,66     9,92   0,28    3,19    11,91   0,27  ║ 
║  2    6    86   FON    2,22    14,12  0,33    2,66    16,88   0,33    3,19    20,26   0,32  ║ 
║  2    6    87   FON    2,22    14,12  0,33    2,66    16,88   0,33    3,19    20,26   0,32  ║ 
║  2    6    88   FON    2,22     7,93  0,25    2,66     9,48   0,25    3,19    11,38   0,24  ║ 
║  2    6    89   FON    2,22    10,50  0,25    2,66    12,55   0,25    3,19    15,06   0,24  ║ 
║  2    6    90   FON    2,22    17,67  0,31    2,66    21,13   0,31    3,19    25,36   0,29  ║ 
║  2    6    91   FON    2,22    38,47  0,47    2,66    46,01   0,46    3,19    55,20   0,45  ║ 
║  2    6    92   FON    2,17     7,40  0,36    2,60     8,85   0,36    3,12    10,64   0,35  ║ 
║  2    6    93   FON    2,17    13,81  0,42    2,60    16,52   0,42    3,12    19,86   0,40  ║ 
║  2    6    94   FON    2,17    37,97  0,46    2,60    45,41   0,46    3,12    54,58   0,44  ║ 
║  2    6    95   FON    2,17    37,97  0,53    2,60    45,41   0,53    3,12    54,58   0,51  ║ 
║  2    6    96   FON    2,17    13,81  0,35    2,60    16,52   0,35    3,12    19,86   0,33  ║ 
║  2    6    97   FON    2,17    12,41  0,33    2,60    14,84   0,33    3,12    17,83   0,32  ║ 
║  2    6    98   FON    2,17    15,91  0,36    2,60    19,02   0,36    3,12    22,86   0,35  ║ 
║  2    6    99   FON    2,17    14,51  0,34    2,60    17,36   0,34    3,12    20,86   0,32  ║ 
║  2    6   100   FON    2,17    11,70  0,34    2,60    13,99   0,34    3,12    16,81   0,33  ║ 
║  2    6   101   FON    2,08    32,64  0,41    2,49    39,03   0,41    3,00    47,07   0,39  ║ 
║  2    6   102   FON    2,08    44,53  0,51    2,49    53,26   0,50    3,00    64,23   0,49  ║ 
║  2    6   103   FON   -1,93     4,10  0,21   -2,32     4,93   0,21   -2,96     6,30   0,21  ║ 
║  2    6   104   FON   -3,64     6,23  0,38   -4,37     7,47   0,38   -5,43     9,29   0,38  ║ 
║  2    6   105   FON    2,00    31,31  0,39    2,39    37,45   0,39    2,89    45,31   0,37  ║ 
║  2    6   106   FON    2,00    42,72  0,48    2,39    51,10   0,48    2,89    61,83   0,46  ║ 
║  2    6   107   FON    1,91     6,18  0,32    2,28     7,39   0,32    2,77     8,98   0,31  ║ 
║  2    6   108   FON    1,91    12,12  0,48    2,28    14,50   0,48    2,77    17,62   0,46  ║ 
║  2    6   109   FON    1,91    33,61  0,40    2,28    40,20   0,40    2,77    48,84   0,39  ║ 
║  2    6   110   FON    1,91    33,32  0,47    2,28    39,86   0,47    2,77    48,42   0,45  ║ 
║  2    6   111   FON    1,91    12,12  0,30    2,28    14,50   0,30    2,77    17,62   0,29  ║ 
║  2    6   112   FON    1,91    10,26  0,29    2,28    12,28   0,29    2,77    14,92   0,28  ║ 
║  2    6   113   FON    1,91    68,51  0,58    2,28    81,95   0,57    2,77    99,56   0,56  ║ 
║  2    6   114   FON    1,91     7,12  0,42    2,28     8,52   0,42    2,77    10,35   0,41  ║ 
║  2    6   115   FON    1,91     0,32  0,07    2,28     0,38   0,07    2,77     0,46   0,07  ║ 
║  2    6   116   FON    1,97     0,35  0,22    2,35     0,42   0,22    2,85     0,51   0,21  ║ 
║  2    6   117   FON    1,97    33,10  0,63    2,35    39,59   0,63    2,85    47,97   0,61  ║ 
║  2    6   118   FON    1,86     6,34  0,22    2,23     7,58   0,22    2,71     9,23   0,22  ║ 
║  2    6   119   FON    1,86    11,83  0,27    2,23    14,15   0,27    2,71    17,22   0,27  ║ 
║  2    6   120   FON    1,86    11,83  0,29    2,23    14,15   0,28    2,71    17,22   0,28  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    6   121   FON    1,86     7,26  0,22    2,23     8,68   0,22    2,71    10,57   0,21  ║ 
║  2    6   122   FON    1,86     8,79  0,24    2,23    10,52   0,24    2,71    12,81   0,24  ║ 
║  2    6   123   FON    1,86    14,80  0,28    2,23    17,71   0,27    2,71    21,56   0,27  ║ 
║  2    6   124   FON    1,86    14,80  0,29    2,23    17,71   0,29    2,71    21,56   0,28  ║ 
║  2    6   125   FON    1,86     7,87  0,27    2,23     9,42   0,27    2,71    11,47   0,26  ║ 
║  2    6   126   FON    1,76     6,00  0,21    2,11     7,18   0,21    2,58     8,79   0,21  ║ 
║  2    6   127   FON    1,76    11,21  0,26    2,11    13,41   0,25    2,58    16,40   0,25  ║ 
║  2    6   128   FON    1,76    11,21  0,25    2,11    13,41   0,25    2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2    6   129   FON    1,76     6,88  0,24    2,11     8,23   0,24    2,58    10,07   0,23  ║ 
║  2    6   130   FON    1,76     6,00  0,21    2,11     7,18   0,21    2,58     8,79   0,21  ║ 
║  2    6   131   FON    1,76    11,21  0,25    2,11    13,41   0,25    2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2    6   132   FON    1,76    11,21  0,25    2,11    13,41   0,25    2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2    6   133   FON    1,76     6,88  0,19    2,11     8,23   0,19    2,58    10,07   0,19  ║ 
║  2    6   134   FON    1,74     5,06  0,33    2,08     6,06   0,33    2,55     7,42   0,32  ║ 
║  2    6   135   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   136   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   137   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   138   FON    1,74    10,77  0,25    2,08    12,89   0,25    2,55    15,79   0,25  ║ 
║  2    6   139   FON    1,74    12,17  0,30    2,08    14,57   0,30    2,55    17,84   0,29  ║ 
║  2    6   140   FON    1,74     8,79  0,26    2,08    10,52   0,26    2,55    12,89   0,25  ║ 
║  2    6   141   FON    1,74    12,17  0,27    2,08    14,57   0,27    2,55    17,84   0,27  ║ 
║  2    6   142   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   143   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   144   FON    1,74     0,29  0,09    2,08     0,34   0,09    2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2    6   145   FON    1,74     6,50  0,26    2,08     7,78   0,26    2,55     9,52   0,26  ║ 
║  2    6   146   FON    1,79     8,14  0,50    2,14     9,74   0,50    2,61    11,90   0,49  ║ 
║  2    6   147   FON    1,79     4,52  0,48    2,14     5,41   0,47    2,61     6,61   0,46  ║ 
║  2    6   148   FON    1,79     5,88  0,50    2,14     7,04   0,50    2,61     8,60   0,49  ║ 
║  2    6   149   FON    1,79     2,31  0,38    2,14     2,76   0,38    2,61     3,38   0,37  ║ 
║  2    6   150   FON    1,70     7,27  0,52    2,04     8,70   0,52    2,50    10,67   0,51  ║ 
║  2    6   151   FON    1,70    14,13  0,53    2,04    16,91   0,53    2,50    20,76   0,52  ║ 
║  2    6   152   FON    1,70     2,86  0,40    2,04     3,43   0,40    2,50     4,21   0,39  ║ 
║  2    6   153   FON    1,70     8,27  0,51    2,04     9,89   0,51    2,50    12,14   0,50  ║ 
║  2    6   154   FON    1,70     3,66  0,44    2,04     4,38   0,44    2,50     5,37   0,43  ║ 
║  2    6   155   FON   -3,39    83,52  0,71   -4,04    99,63   0,71   -4,87   117,03   0,68  ║ 
║  2    7     2   FON   -3,39    83,52  0,71   -4,04    99,63   0,71   -4,87   117,03   0,68  ║ 
║  2    7     3   FON   -3,29    69,55  0,61   -3,93    83,17   0,61   -4,82   101,80   0,59  ║ 
║  2    7     4   FON   -3,29    14,15  0,46   -3,93    16,92   0,46   -4,82    20,70   0,45  ║ 
║  2    7     5   FON   -3,29     8,08  0,39   -3,93     9,66   0,39   -4,82    11,83   0,38  ║ 
║  2    7     6   FON   -3,29     7,97  0,40   -3,93     9,54   0,40   -4,82    11,67   0,39  ║ 
║  2    7     7   FON   -3,29    10,12  0,38   -3,93    12,11   0,38   -4,82    14,82   0,37  ║ 
║  2    7     8   FON   -3,29    76,23  0,65   -3,93    91,16   0,64   -4,82   111,58   0,63  ║ 
║  2    7     9   FON   -3,23    67,08  0,52   -3,87    80,35   0,52   -4,78    99,34   0,52  ║ 
║  2    7    10   FON   -3,23    51,55  0,55   -3,87    61,75   0,54   -4,78    76,35   0,54  ║ 
║  2    7    11   FON   -3,23    11,00  0,36   -3,87    13,17   0,36   -4,78    16,29   0,35  ║ 
║  2    7    12   FON   -3,23    27,73  0,68   -3,87    33,22   0,68   -4,78    40,55   0,68  ║ 
║  2    7    13   FON   -3,23    27,73  0,69   -3,87    33,22   0,68   -4,78    40,42   0,68  ║ 
║  2    7    14   FON   -3,23    11,00  0,34   -3,87    13,17   0,34   -4,78    16,29   0,34  ║ 
║  2    7    15   FON   -3,23    13,13  0,38   -3,87    15,73   0,38   -4,78    19,45   0,38  ║ 
║  2    7    16   FON   -3,23   102,14  0,70   -3,87   122,35   0,69   -4,78   146,89   0,69  ║ 
║  2    7    17   FON   -3,19    63,00  0,53   -3,83    75,53   0,53   -4,76    93,93   0,53  ║ 
║  2    7    18   FON   -3,19    22,36  0,46   -3,83    26,80   0,46   -4,76    33,34   0,46  ║ 
║  2    7    19   FON   -3,19     6,72  0,26   -3,83     8,05   0,26   -4,76    10,01   0,26  ║ 
║  2    7    20   FON   -3,19     9,17  0,31   -3,83    10,99   0,31   -4,76    13,67   0,31  ║ 
║  2    7    21   FON   -3,19     9,91  0,32   -3,83    11,88   0,32   -4,76    14,78   0,32  ║ 
║  2    7    22   FON   -3,19     4,29  0,20   -3,83     5,14   0,20   -4,76     6,39   0,20  ║ 
║  2    7    23   FON   -3,19    22,36  0,47   -3,83    26,80   0,47   -4,76    33,34   0,47  ║ 
║  2    7    24   FON   -3,19    67,78  0,53   -3,83    81,26   0,53   -4,76   101,06   0,53  ║ 
║  2    7    25   FON   -3,16    62,40  0,53   -3,80    74,88   0,53   -4,74    93,60   0,53  ║ 
║  2    7    26   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,80    26,57   0,47   -4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    7    27   FON   -3,16    13,91  0,34   -3,80    16,69   0,34   -4,74    20,86   0,34  ║ 
║  2    7    28   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    7    29   FON   -3,16    30,15  0,49   -3,80    36,17   0,49   -4,74    45,22   0,49  ║ 
║  2    7    30   FON   -3,16    30,15  0,48   -3,80    36,17   0,48   -4,74    45,22   0,48  ║ 
║  2    7    31   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,80    17,03   1,00   -4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2    7    32   FON   -3,16    15,47  0,36   -3,80    18,57   0,36   -4,74    23,21   0,36  ║ 
║  2    7    33   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,80    26,57   0,47   -4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2    7    34   FON   -3,16    67,13  0,53   -3,80    80,56   0,53   -4,74   100,70   0,53  ║ 
║  2    7    35   FON   -3,13    92,91  0,67   -3,76   111,60   0,67   -4,72   138,40   0,68  ║ 
║  2    7    36   FON   -3,13     9,62  0,29   -3,76    11,56   0,29   -4,72    14,53   0,30  ║ 
║  2    7    37   FON   -3,13    10,65  0,38   -3,76    12,80   0,38   -4,72    16,09   0,38  ║ 
║  2    7    38   FON   -3,13     8,59  0,42   -3,76    10,32   0,42   -4,72    12,98   0,42  ║ 
║  2    7    39   FON   -3,13    10,65  0,47   -3,76    12,80   0,47   -4,72    16,09   0,47  ║ 
║  2    7    40   FON   -3,13     9,62  0,35   -3,76    11,56   0,35   -4,72    14,53   0,35  ║ 
║  2    7    41   FON   -3,13    13,75  0,36   -3,76    16,52   0,36   -4,72    20,78   0,36  ║ 
║  2    7    42   FON   -3,13    96,15  0,66   -3,76   115,50   0,66   -4,72   145,26   0,67  ║ 
║  2    7    43   FON   -3,06    91,07  0,79   -3,69   109,59   0,79   -4,69   114,98   0,81  ║ 
║  2    7    44   FON   -3,06     6,45  0,69   -3,69     7,76   0,70   -4,69     9,29   0,71  ║ 
║  2    7    45   FON   -3,06    94,25  0,70   -3,69   113,42   0,70   -4,69   135,25   0,71  ║ 
║  2    7    46   FON   -2,97    77,62  0,62   -3,58    93,69   0,63   -4,63   121,18   0,65  ║ 
║  2    7    47   FON   -2,97     6,24  0,37   -3,58     7,54   0,37   -4,63     9,75   0,39  ║ 
║  2    7    48   FON   -2,97     9,13  0,36   -3,58    11,02   0,37   -4,63    14,26   0,38  ║ 
║  2    7    49   FON   -2,97    14,03  0,39   -3,58    16,94   0,40   -4,63    21,91   0,41  ║ 
║  2    7    50   FON   -2,97     2,77  0,45   -3,58     3,34   0,45   -4,63     4,32   0,47  ║ 
║  2    7    51   FON   -2,97    21,26  0,61   -3,58    25,66   0,61   -4,63    33,19   0,63  ║ 
║  2    7    52   FON   -2,97     1,13  0,17   -3,58     1,36   0,17   -4,63     1,76   0,18  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7    53   FON   -2,97     6,14  0,73   -3,58     7,42   0,73   -4,63     8,43   0,76  ║ 
║  2    7    54   FON   -2,89     8,65  0,85   -3,50    10,17   0,86   -4,59    10,17   0,90  ║ 
║  2    7    55   FON   -2,89     2,53  0,30   -3,50     3,06   0,30   -4,59     4,02   0,31  ║ 
║  2    7    56   FON   -2,84    20,52  0,92   -3,44    22,21   0,93   -4,56    22,21   0,99  ║ 
║  2    7    57   FON   -2,84     8,92  0,79   -3,44    10,82   0,80   -4,56    11,25   0,85  ║ 
║  2    7    58   FON   -2,84    11,90  0,83   -3,44    14,28   0,84   -4,56    14,28   0,89  ║ 
║  2    7    59   FON   -2,84    20,12  0,85   -3,44    23,76   0,86   -4,56    23,76   0,91  ║ 
║  2    7    60   FON   -2,79     3,18  0,61   -3,38     3,86   0,62   -4,53     5,17   0,66  ║ 
║  2    7    61   FON   -2,79     4,47  0,65   -3,38     5,43   0,65   -4,53     6,93   0,70  ║ 
║  2    7    62   FON   -2,79    30,39  0,88   -3,38    34,63   0,89   -4,53    34,63   0,95  ║ 
║  2    7    63   FON   -2,79     5,33  0,68   -3,38     6,48   0,69   -4,53     7,79   0,74  ║ 
║  2    7    64   FON   -2,79     4,25  0,65   -3,38     5,16   0,66   -4,53     6,54   0,70  ║ 
║  2    7    65   FON    0,19     0,60  0,03    0,21     0,65   0,03    0,11     0,34   0,01  ║ 
║  2    7    66   FON    0,19     0,03  0,01    0,21     0,04   0,01    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    67   FON    0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    68   FON    0,19     0,03  0,01    0,21     0,04   0,01    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    69   FON    0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    70   FON    0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    71   FON    0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    72   FON    0,19     1,17  0,03    0,21     1,28   0,03    0,11     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    73   FON    0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    74   FON    0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    75   FON    0,19     0,03  0,00    0,21     0,04   0,00    0,11     0,02   0,00  ║ 
║  2    7    76   FON    0,19     0,79  0,04    0,21     0,86   0,03    0,11     0,45   0,01  ║ 
║  2    7    77   FON    0,18     0,65  0,02    0,20     0,71   0,02    0,10     0,37   0,01  ║ 
║  2    7    78   FON    0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,02    0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    79   FON    0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,02    0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    80   FON    0,18     0,68  0,02    0,20     0,74   0,02    0,10     0,39   0,01  ║ 
║  2    7    81   FON    0,18     0,62  0,02    0,20     0,68   0,02    0,10     0,35   0,01  ║ 
║  2    7    82   FON    0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,02    0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    83   FON    0,18     1,16  0,03    0,20     1,27   0,02    0,10     0,66   0,01  ║ 
║  2    7    84   FON    0,18     0,71  0,02    0,20     0,78   0,02    0,10     0,40   0,01  ║ 
║  2    7    85   FON    0,12     0,46  0,02    0,14     0,51   0,01    0,07     0,26   0,01  ║ 
║  2    7    86   FON    0,12     0,79  0,02    0,14     0,86   0,02    0,07     0,45   0,01  ║ 
║  2    7    87   FON    0,12     0,79  0,02    0,14     0,86   0,02    0,07     0,45   0,01  ║ 
║  2    7    88   FON    0,12     0,44  0,01    0,14     0,48   0,01    0,07     0,25   0,01  ║ 
║  2    7    89   FON    0,12     0,59  0,01    0,14     0,64   0,01    0,07     0,33   0,01  ║ 
║  2    7    90   FON    0,12     0,99  0,02    0,14     1,08   0,02    0,07     0,56   0,01  ║ 
║  2    7    91   FON    0,12     2,14  0,03    0,14     2,34   0,02    0,07     1,22   0,01  ║ 
║  2    7    92   FON    0,10     0,32  0,02    0,10     0,35   0,01    0,05     0,18   0,01  ║ 
║  2    7    93   FON    0,10     0,60  0,02    0,10     0,66   0,02    0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    7    94   FON    0,10     1,66  0,02    0,10     1,82   0,02    0,05     0,95   0,01  ║ 
║  2    7    95   FON    0,10     1,66  0,02    0,10     1,82   0,02    0,05     0,95   0,01  ║ 
║  2    7    96   FON    0,10     0,60  0,02    0,10     0,66   0,01    0,05     0,34   0,01  ║ 
║  2    7    97   FON    0,10     0,54  0,01    0,10     0,59   0,01    0,05     0,31   0,01  ║ 
║  2    7    98   FON    0,10     0,70  0,02    0,10     0,76   0,01    0,05     0,40   0,01  ║ 
║  2    7    99   FON    0,10     0,64  0,01    0,10     0,69   0,01    0,05     0,36   0,01  ║ 
║  2    7   100   FON    0,10     0,51  0,01    0,10     0,56   0,01    0,05     0,29   0,01  ║ 
║  2    7   101   FON    0,04     0,65  0,01    0,05     0,71   0,01    0,02     0,37   0,00  ║ 
║  2    7   102   FON    0,04     0,89  0,01    0,05     0,97   0,01    0,02     0,51   0,00  ║ 
║  2    7   103   FON   -2,81     5,98  0,30   -3,38     7,19   0,30   -4,28     9,11   0,31  ║ 
║  2    7   104   FON   -2,74     4,69  0,29   -3,30     5,64   0,29   -4,17     7,12   0,29  ║ 
║  2    7   105   FON   -0,01     0,15  0,00   -0,01     0,16   0,00    0,00     0,07   0,00  ║ 
║  2    7   106   FON   -0,01     0,20  0,00   -0,01     0,22   0,00    0,00     0,10   0,00  ║ 
║  2    7   107   FON   -0,06     0,21  0,01   -0,07     0,23   0,01   -0,04     0,12   0,00  ║ 
║  2    7   108   FON   -0,06     0,41  0,02   -0,07     0,45   0,01   -0,04     0,23   0,01  ║ 
║  2    7   109   FON   -0,06     1,14  0,01   -0,07     1,24   0,01   -0,04     0,63   0,01  ║ 
║  2    7   110   FON   -0,06     1,13  0,02   -0,07     1,23   0,01   -0,04     0,63   0,01  ║ 
║  2    7   111   FON   -0,06     0,41  0,01   -0,07     0,45   0,01   -0,04     0,23   0,00  ║ 
║  2    7   112   FON   -0,06     0,35  0,01   -0,07     0,38   0,01   -0,04     0,19   0,00  ║ 
║  2    7   113   FON   -0,06     2,32  0,02   -0,07     2,53   0,02   -0,04     1,29   0,01  ║ 
║  2    7   114   FON   -0,06     0,24  0,01   -0,07     0,26   0,01   -0,04     0,13   0,01  ║ 
║  2    7   115   FON   -0,06     0,01  0,00   -0,07     0,01   0,00   -0,04     0,01   0,00  ║ 
║  2    7   116   FON   -0,03     0,01  0,00   -0,03     0,01   0,00   -0,02     0,00   0,00  ║ 
║  2    7   117   FON   -0,03     0,49  0,01   -0,03     0,53   0,01   -0,02     0,27   0,00  ║ 
║  2    7   118   FON   -0,09     0,31  0,01   -0,10     0,34   0,01   -0,05     0,18   0,00  ║ 
║  2    7   119   FON   -0,09     0,59  0,01   -0,10     0,64   0,01   -0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    7   120   FON   -0,09     0,59  0,01   -0,10     0,64   0,01   -0,05     0,33   0,01  ║ 
║  2    7   121   FON   -0,09     0,36  0,01   -0,10     0,39   0,01   -0,05     0,20   0,00  ║ 
║  2    7   122   FON   -0,09     0,44  0,01   -0,10     0,48   0,01   -0,05     0,24   0,00  ║ 
║  2    7   123   FON   -0,09     0,74  0,01   -0,10     0,80   0,01   -0,05     0,41   0,01  ║ 
║  2    7   124   FON   -0,09     0,74  0,01   -0,10     0,80   0,01   -0,05     0,41   0,01  ║ 
║  2    7   125   FON   -0,09     0,39  0,01   -0,10     0,43   0,01   -0,05     0,22   0,00  ║ 
║  2    7   126   FON   -0,15     0,51  0,02   -0,16     0,56   0,02   -0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    7   127   FON   -0,15     0,96  0,02   -0,16     1,05   0,02   -0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    7   128   FON   -0,15     0,96  0,02   -0,16     1,05   0,02   -0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    7   129   FON   -0,15     0,59  0,02   -0,16     0,64   0,02   -0,08     0,33   0,01  ║ 
║  2    7   130   FON   -0,15     0,51  0,02   -0,16     0,56   0,02   -0,08     0,29   0,01  ║ 
║  2    7   131   FON   -0,15     0,96  0,02   -0,16     1,05   0,02   -0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    7   132   FON   -0,15     0,96  0,02   -0,16     1,05   0,02   -0,08     0,54   0,01  ║ 
║  2    7   133   FON   -0,15     0,59  0,02   -0,16     0,64   0,02   -0,08     0,33   0,01  ║ 
║  2    7   134   FON   -0,17     0,48  0,03   -0,18     0,53   0,03   -0,09     0,27   0,01  ║ 
║  2    7   135   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   136   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   137   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   138   FON   -0,17     1,02  0,02   -0,18     1,12   0,02   -0,09     0,57   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    7   139   FON   -0,17     1,16  0,03   -0,18     1,26   0,03   -0,09     0,65   0,01  ║ 
║  2    7   140   FON   -0,17     0,84  0,02   -0,18     0,91   0,02   -0,09     0,47   0,01  ║ 
║  2    7   141   FON   -0,17     1,16  0,03   -0,18     1,26   0,02   -0,09     0,65   0,01  ║ 
║  2    7   142   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   143   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   144   FON   -0,17     0,03  0,01   -0,18     0,03   0,01   -0,09     0,02   0,00  ║ 
║  2    7   145   FON   -0,17     0,62  0,02   -0,18     0,67   0,02   -0,09     0,35   0,01  ║ 
║  2    7   146   FON   -0,14     0,62  0,04   -0,15     0,68   0,04   -0,08     0,35   0,01  ║ 
║  2    7   147   FON   -0,14     0,35  0,04   -0,15     0,38   0,03   -0,08     0,19   0,01  ║ 
║  2    7   148   FON   -0,14     0,45  0,04   -0,15     0,49   0,04   -0,08     0,25   0,01  ║ 
║  2    7   149   FON   -0,14     0,18  0,03   -0,15     0,19   0,03   -0,08     0,10   0,01  ║ 
║  2    7   150   FON   -0,19     0,79  0,06   -0,20     0,87   0,05   -0,10     0,44   0,02  ║ 
║  2    7   151   FON   -0,19     1,54  0,06   -0,20     1,69   0,05   -0,10     0,87   0,02  ║ 
║  2    7   152   FON   -0,19     0,31  0,04   -0,20     0,34   0,04   -0,10     0,18   0,02  ║ 
║  2    7   153   FON   -0,19     0,90  0,06   -0,20     0,99   0,05   -0,10     0,51   0,02  ║ 
║  2    7   154   FON   -0,19     0,40  0,05   -0,20     0,44   0,04   -0,10     0,22   0,02  ║ 
║  2    7   155   FON   -3,23    79,56  0,68   -3,73    91,97   0,65   -4,29   105,80   0,60  ║ 
║  2    8     2   FON   -3,23    79,56  0,68   -3,73    91,97   0,65   -4,29   105,80   0,60  ║ 
║  2    8     3   FON   -3,20    67,62  0,59   -3,72    78,68   0,57   -4,35    91,87   0,54  ║ 
║  2    8     4   FON   -3,20    13,75  0,45   -3,72    16,00   0,43   -4,35    18,69   0,41  ║ 
║  2    8     5   FON   -3,20     7,86  0,38   -3,72     9,14   0,37   -4,35    10,67   0,34  ║ 
║  2    8     6   FON   -3,20     7,75  0,39   -3,72     9,02   0,38   -4,35    10,53   0,35  ║ 
║  2    8     7   FON   -3,20     9,84  0,37   -3,72    11,45   0,36   -4,35    13,37   0,34  ║ 
║  2    8     8   FON   -3,20    74,12  0,63   -3,72    86,24   0,61   -4,35   100,70   0,57  ║ 
║  2    8     9   FON   -3,18    66,10  0,51   -3,72    77,24   0,50   -4,38    91,06   0,47  ║ 
║  2    8    10   FON   -3,18    50,80  0,54   -3,72    59,36   0,52   -4,38    69,98   0,49  ║ 
║  2    8    11   FON   -3,18    10,84  0,35   -3,72    12,66   0,34   -4,38    14,93   0,32  ║ 
║  2    8    12   FON   -3,18    27,33  0,67   -3,72    31,93   0,66   -4,38    37,65   0,62  ║ 
║  2    8    13   FON   -3,18    27,33  0,68   -3,72    31,93   0,66   -4,38    37,65   0,62  ║ 
║  2    8    14   FON   -3,18    10,84  0,34   -3,72    12,66   0,33   -4,38    14,93   0,31  ║ 
║  2    8    15   FON   -3,18    12,94  0,38   -3,72    15,12   0,37   -4,38    17,83   0,35  ║ 
║  2    8    16   FON   -3,18   100,65  0,69   -3,72   117,61   0,67   -4,38   138,66   0,63  ║ 
║  2    8    17   FON   -3,17    62,57  0,53   -3,71    73,29   0,51   -4,40    86,88   0,49  ║ 
║  2    8    18   FON   -3,17    22,20  0,46   -3,71    26,01   0,45   -4,40    30,83   0,43  ║ 
║  2    8    19   FON   -3,17     6,67  0,26   -3,71     7,81   0,25   -4,40     9,26   0,24  ║ 
║  2    8    20   FON   -3,17     9,11  0,31   -3,71    10,67   0,30   -4,40    12,64   0,29  ║ 
║  2    8    21   FON   -3,17     9,84  0,32   -3,71    11,53   0,31   -4,40    13,67   0,30  ║ 
║  2    8    22   FON   -3,17     4,26  0,20   -3,71     4,99   0,19   -4,40     5,91   0,18  ║ 
║  2    8    23   FON   -3,17    22,20  0,47   -3,71    26,01   0,46   -4,40    30,83   0,43  ║ 
║  2    8    24   FON   -3,17    67,32  0,53   -3,71    78,85   0,51   -4,40    93,47   0,49  ║ 
║  2    8    25   FON   -3,16    62,40  0,53   -3,71    73,24   0,52   -4,42    87,22   0,49  ║ 
║  2    8    26   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,71    25,99   0,46   -4,42    30,95   0,44  ║ 
║  2    8    27   FON   -3,16    13,91  0,34   -3,71    16,33   0,33   -4,42    19,44   0,32  ║ 
║  2    8    28   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,71    17,03   0,98   -4,42    17,03   0,93  ║ 
║  2    8    29   FON   -3,16    30,15  0,49   -3,71    35,38   0,48   -4,42    42,14   0,46  ║ 
║  2    8    30   FON   -3,16    30,15  0,48   -3,71    35,38   0,47   -4,42    42,14   0,45  ║ 
║  2    8    31   FON   -3,16    17,03  1,00   -3,71    17,03   0,98   -4,42    17,03   0,93  ║ 
║  2    8    32   FON   -3,16    15,47  0,36   -3,71    18,16   0,35   -4,42    21,63   0,33  ║ 
║  2    8    33   FON   -3,16    22,14  0,47   -3,71    25,99   0,46   -4,42    30,95   0,44  ║ 
║  2    8    34   FON   -3,16    67,13  0,53   -3,71    78,80   0,52   -4,42    93,84   0,49  ║ 
║  2    8    35   FON   -3,15    93,66  0,68   -3,71   110,21   0,66   -4,44   131,96   0,64  ║ 
║  2    8    36   FON   -3,15     9,70  0,30   -3,71    11,41   0,29   -4,44    13,66   0,28  ║ 
║  2    8    37   FON   -3,15    10,74  0,38   -3,71    12,64   0,37   -4,44    15,13   0,36  ║ 
║  2    8    38   FON   -3,15     8,66  0,42   -3,71    10,20   0,42   -4,44    12,21   0,40  ║ 
║  2    8    39   FON   -3,15    10,74  0,47   -3,71    12,64   0,46   -4,44    15,13   0,44  ║ 
║  2    8    40   FON   -3,15     9,70  0,35   -3,71    11,41   0,34   -4,44    13,66   0,33  ║ 
║  2    8    41   FON   -3,15    13,86  0,36   -3,71    16,31   0,35   -4,44    19,53   0,34  ║ 
║  2    8    42   FON   -3,15    96,94  0,67   -3,71   114,07   0,65   -4,44   136,57   0,63  ║ 
║  2    8    43   FON   -3,13    93,14  0,81   -3,70   110,07   0,80   -4,48   114,98   0,77  ║ 
║  2    8    44   FON   -3,13     6,59  0,71   -3,70     7,79   0,70   -4,48     9,29   0,68  ║ 
║  2    8    45   FON   -3,13    96,39  0,71   -3,70   113,92   0,70   -4,48   135,25   0,68  ║ 
║  2    8    46   FON   -3,11    81,25  0,65   -3,70    96,67   0,65   -4,53   118,54   0,63  ║ 
║  2    8    47   FON   -3,11     6,54  0,39   -3,70     7,78   0,39   -4,53     9,54   0,38  ║ 
║  2    8    48   FON   -3,11     9,56  0,38   -3,70    11,38   0,38   -4,53    13,95   0,37  ║ 
║  2    8    49   FON   -3,11    14,69  0,41   -3,70    17,48   0,41   -4,53    21,43   0,40  ║ 
║  2    8    50   FON   -3,11     2,90  0,47   -3,70     3,45   0,46   -4,53     4,22   0,45  ║ 
║  2    8    51   FON   -3,11    22,25  0,64   -3,70    26,48   0,63   -4,53    32,47   0,62  ║ 
║  2    8    52   FON   -3,11     1,18  0,18   -3,70     1,40   0,18   -4,53     1,72   0,18  ║ 
║  2    8    53   FON   -3,11     6,43  0,76   -3,70     7,65   0,76   -4,53     8,43   0,74  ║ 
║  2    8    54   FON   -3,09     9,23  0,91   -3,69    10,17   0,90   -4,58    10,17   0,90  ║ 
║  2    8    55   FON   -3,09     2,70  0,32   -3,69     3,23   0,32   -4,58     4,01   0,31  ║ 
║  2    8    56   FON   -3,07    22,20  1,00   -3,69    22,21   1,00   -4,61    22,21   1,00  ║ 
║  2    8    57   FON   -3,07     9,65  0,86   -3,69    11,25   0,86   -4,61    11,25   0,86  ║ 
║  2    8    58   FON   -3,07    12,87  0,90   -3,69    14,28   0,90   -4,61    14,28   0,90  ║ 
║  2    8    59   FON   -3,07    21,76  0,92   -3,69    23,76   0,92   -4,61    23,76   0,92  ║ 
║  2    8    60   FON   -3,06     3,48  0,67   -3,68     4,20   0,67   -4,64     5,21   0,68  ║ 
║  2    8    61   FON   -3,06     4,90  0,71   -3,68     5,90   0,71   -4,64     6,93   0,72  ║ 
║  2    8    62   FON   -3,06    33,32  0,96   -3,68    34,63   0,97   -4,64    34,63   0,97  ║ 
║  2    8    63   FON   -3,06     5,85  0,75   -3,68     7,05   0,75   -4,64     7,79   0,76  ║ 
║  2    8    64   FON   -3,06     4,66  0,71   -3,68     5,62   0,72   -4,64     6,54   0,72  ║ 
║  2    8    65   FON   -1,97     6,06  0,34   -2,34     7,20   0,33   -2,86     8,79   0,33  ║ 
║  2    8    66   FON   -1,97     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,10   -2,86     0,47   0,10  ║ 
║  2    8    67   FON   -1,97     0,33  0,04   -2,34     0,39   0,04   -2,86     0,47   0,03  ║ 
║  2    8    68   FON   -1,97     0,33  0,11   -2,34     0,39   0,10   -2,86     0,47   0,10  ║ 
║  2    8    69   FON   -1,97    11,88  0,31   -2,34    14,12   0,31   -2,86    17,23   0,30  ║ 
║  2    8    70   FON   -1,97    11,88  0,30   -2,34    14,12   0,30   -2,86    17,23   0,29  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    8    71   FON   -1,97    11,88  0,30   -2,34    14,12   0,30   -2,86    17,23   0,29  ║ 
║  2    8    72   FON   -1,97    11,88  0,32   -2,34    14,12   0,32   -2,86    17,23   0,31  ║ 
║  2    8    73   FON   -1,97     0,33  0,05   -2,34     0,39   0,05   -2,86     0,47   0,05  ║ 
║  2    8    74   FON   -1,97     0,33  0,05   -2,34     0,39   0,05   -2,86     0,47   0,04  ║ 
║  2    8    75   FON   -1,97     0,33  0,04   -2,34     0,39   0,04   -2,86     0,47   0,04  ║ 
║  2    8    76   FON   -1,97     8,01  0,36   -2,34     9,52   0,36   -2,86    11,62   0,35  ║ 
║  2    8    77   FON   -1,97     7,04  0,24   -2,34     8,36   0,24   -2,85    10,18   0,23  ║ 
║  2    8    78   FON   -1,97    12,54  0,28   -2,34    14,88   0,28   -2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    8    79   FON   -1,97    12,54  0,28   -2,34    14,88   0,28   -2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    8    80   FON   -1,97     7,37  0,26   -2,34     8,75   0,26   -2,85    10,65   0,25  ║ 
║  2    8    81   FON   -1,97     6,72  0,24   -2,34     7,97   0,24   -2,85     9,71   0,23  ║ 
║  2    8    82   FON   -1,97    12,54  0,28   -2,34    14,88   0,28   -2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    8    83   FON   -1,97    12,54  0,28   -2,34    14,88   0,28   -2,85    18,12   0,27  ║ 
║  2    8    84   FON   -1,97     7,69  0,25   -2,34     9,13   0,25   -2,85    11,12   0,24  ║ 
║  2    8    85   FON   -1,99     7,43  0,25   -2,35     8,76   0,24   -2,82    10,52   0,23  ║ 
║  2    8    86   FON   -1,99    12,64  0,30   -2,35    14,91   0,29   -2,82    17,90   0,28  ║ 
║  2    8    87   FON   -1,99    12,64  0,30   -2,35    14,91   0,29   -2,82    17,90   0,28  ║ 
║  2    8    88   FON   -1,99     7,10  0,23   -2,35     8,38   0,22   -2,82    10,05   0,21  ║ 
║  2    8    89   FON   -1,99     9,40  0,22   -2,35    11,09   0,22   -2,82    13,31   0,21  ║ 
║  2    8    90   FON   -1,99    15,82  0,27   -2,35    18,66   0,27   -2,82    22,40   0,26  ║ 
║  2    8    91   FON   -1,99    34,45  0,42   -2,35    40,63   0,41   -2,82    48,78   0,39  ║ 
║  2    8    92   FON   -2,00     6,80  0,33   -2,35     8,00   0,32   -2,80     9,53   0,31  ║ 
║  2    8    93   FON   -2,00    12,69  0,39   -2,35    14,93   0,38   -2,80    17,79   0,36  ║ 
║  2    8    94   FON   -2,00    34,89  0,42   -2,35    41,02   0,42   -2,80    48,91   0,40  ║ 
║  2    8    95   FON   -2,00    34,89  0,49   -2,35    41,02   0,48   -2,80    48,91   0,46  ║ 
║  2    8    96   FON   -2,00    12,69  0,32   -2,35    14,93   0,31   -2,80    17,79   0,30  ║ 
║  2    8    97   FON   -2,00    11,40  0,31   -2,35    13,40   0,30   -2,80    15,98   0,29  ║ 
║  2    8    98   FON   -2,00    14,62  0,34   -2,35    17,19   0,33   -2,80    20,49   0,31  ║ 
║  2    8    99   FON   -2,00    13,34  0,31   -2,35    15,68   0,30   -2,80    18,70   0,29  ║ 
║  2    8   100   FON   -2,00    10,75  0,31   -2,35    12,64   0,31   -2,80    15,07   0,29  ║ 
║  2    8   101   FON   -2,01    31,52  0,39   -2,35    36,84   0,38   -2,77    43,35   0,36  ║ 
║  2    8   102   FON   -2,01    43,01  0,49   -2,35    50,27   0,48   -2,77    59,16   0,45  ║ 
║  2    8   103   FON   -3,70     7,87  0,40   -4,35     9,26   0,39   -5,20    11,08   0,37  ║ 
║  2    8   104   FON   -1,84     3,15  0,19   -2,18     3,73   0,19   -2,67     4,56   0,19  ║ 
║  2    8   105   FON   -2,03    31,74  0,39   -2,36    36,90   0,38   -2,74    42,89   0,35  ║ 
║  2    8   106   FON   -2,03    43,32  0,49   -2,36    50,35   0,47   -2,74    58,52   0,44  ║ 
║  2    8   107   FON   -2,04     6,62  0,34   -2,36     7,65   0,33   -2,71     8,77   0,30  ║ 
║  2    8   108   FON   -2,04    12,98  0,51   -2,36    15,00   0,49   -2,71    17,20   0,45  ║ 
║  2    8   109   FON   -2,04    36,00  0,43   -2,36    41,60   0,42   -2,71    47,69   0,38  ║ 
║  2    8   110   FON   -2,04    35,69  0,50   -2,36    41,24   0,48   -2,71    47,29   0,44  ║ 
║  2    8   111   FON   -2,04    12,98  0,32   -2,36    15,00   0,31   -2,71    17,20   0,28  ║ 
║  2    8   112   FON   -2,04    10,99  0,31   -2,36    12,70   0,30   -2,71    14,57   0,28  ║ 
║  2    8   113   FON   -2,04    73,37  0,62   -2,36    84,79   0,59   -2,71    97,22   0,54  ║ 
║  2    8   114   FON   -2,04     7,63  0,45   -2,36     8,82   0,44   -2,71    10,11   0,40  ║ 
║  2    8   115   FON   -2,04     0,34  0,07   -2,36     0,39   0,07   -2,71     0,45   0,06  ║ 
║  2    8   116   FON   -2,03     0,37  0,22   -2,36     0,42   0,22   -2,73     0,49   0,20  ║ 
║  2    8   117   FON   -2,03    34,22  0,65   -2,36    39,69   0,63   -2,73    45,91   0,58  ║ 
║  2    8   118   FON   -2,05     6,98  0,25   -2,36     8,05   0,24   -2,69     9,16   0,22  ║ 
║  2    8   119   FON   -2,05    13,03  0,30   -2,36    15,02   0,29   -2,69    17,10   0,26  ║ 
║  2    8   120   FON   -2,05    13,03  0,31   -2,36    15,02   0,30   -2,69    17,10   0,28  ║ 
║  2    8   121   FON   -2,05     8,00  0,24   -2,36     9,22   0,23   -2,69    10,50   0,21  ║ 
║  2    8   122   FON   -2,05     9,69  0,27   -2,36    11,17   0,26   -2,69    12,71   0,24  ║ 
║  2    8   123   FON   -2,05    16,31  0,30   -2,36    18,80   0,29   -2,69    21,40   0,27  ║ 
║  2    8   124   FON   -2,05    16,31  0,32   -2,36    18,80   0,30   -2,69    21,40   0,28  ║ 
║  2    8   125   FON   -2,05     8,68  0,30   -2,36    10,00   0,28   -2,69    11,38   0,26  ║ 
║  2    8   126   FON   -2,07     7,04  0,25   -2,37     8,06   0,24   -2,66     9,05   0,21  ║ 
║  2    8   127   FON   -2,07    13,14  0,30   -2,37    15,05   0,29   -2,66    16,88   0,26  ║ 
║  2    8   128   FON   -2,07    13,14  0,29   -2,37    15,05   0,28   -2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    8   129   FON   -2,07     8,06  0,28   -2,37     9,23   0,27   -2,66    10,36   0,24  ║ 
║  2    8   130   FON   -2,07     7,04  0,25   -2,37     8,06   0,24   -2,66     9,05   0,22  ║ 
║  2    8   131   FON   -2,07    13,14  0,29   -2,37    15,05   0,28   -2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    8   132   FON   -2,07    13,14  0,29   -2,37    15,05   0,28   -2,66    16,88   0,25  ║ 
║  2    8   133   FON   -2,07     8,06  0,23   -2,37     9,23   0,22   -2,66    10,36   0,20  ║ 
║  2    8   134   FON   -2,07     6,03  0,39   -2,37     6,89   0,37   -2,65     7,71   0,33  ║ 
║  2    8   135   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   136   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   137   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   138   FON   -2,07    12,83  0,30   -2,37    14,67   0,29   -2,65    16,40   0,26  ║ 
║  2    8   139   FON   -2,07    14,50  0,35   -2,37    16,58   0,34   -2,65    18,53   0,30  ║ 
║  2    8   140   FON   -2,07    10,47  0,31   -2,37    11,97   0,29   -2,65    13,38   0,26  ║ 
║  2    8   141   FON   -2,07    14,50  0,33   -2,37    16,58   0,31   -2,65    18,54   0,28  ║ 
║  2    8   142   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   143   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   144   FON   -2,07     0,34  0,11   -2,37     0,39   0,11   -2,65     0,44   0,09  ║ 
║  2    8   145   FON   -2,07     7,74  0,31   -2,37     8,85   0,30   -2,65     9,89   0,27  ║ 
║  2    8   146   FON   -2,06     9,40  0,58   -2,37    10,78   0,56   -2,66    12,14   0,50  ║ 
║  2    8   147   FON   -2,06     5,23  0,55   -2,37     5,99   0,52   -2,66     6,75   0,47  ║ 
║  2    8   148   FON   -2,06     6,80  0,58   -2,37     7,79   0,56   -2,66     8,78   0,50  ║ 
║  2    8   149   FON   -2,06     2,67  0,44   -2,37     3,06   0,42   -2,66     3,45   0,38  ║ 
║  2    8   150   FON   -2,08     8,86  0,63   -2,37    10,10   0,60   -2,64    11,24   0,54  ║ 
║  2    8   151   FON   -2,08    17,23  0,65   -2,37    19,65   0,62   -2,64    21,86   0,55  ║ 
║  2    8   152   FON   -2,08     3,49  0,49   -2,37     3,98   0,46   -2,64     4,43   0,41  ║ 
║  2    8   153   FON   -2,08    10,08  0,62   -2,37    11,49   0,59   -2,64    12,79   0,53  ║ 
║  2    8   154   FON   -2,08     4,46  0,54   -2,37     5,09   0,51   -2,64     5,66   0,46  ║ 
║  2    8   155   FON   -1,51    37,25  0,32   -1,81    44,75   0,32   -2,24    55,14   0,31  ║ 
║  2    9     2   FON   -1,51    37,25  0,32   -1,81    44,75   0,32   -2,24    55,14   0,31  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    9     3   FON   -1,56    33,00  0,29   -1,86    39,32   0,29   -2,26    47,68   0,28  ║ 
║  2    9     4   FON   -1,56     6,71  0,22   -1,86     8,00   0,22   -2,26     9,70   0,21  ║ 
║  2    9     5   FON   -1,56     3,83  0,19   -1,86     4,57   0,18   -2,26     5,54   0,18  ║ 
║  2    9     6   FON   -1,56     3,78  0,19   -1,86     4,51   0,19   -2,26     5,47   0,18  ║ 
║  2    9     7   FON   -1,56     4,80  0,18   -1,86     5,72   0,18   -2,26     6,94   0,17  ║ 
║  2    9     8   FON   -1,56    36,18  0,31   -1,86    43,10   0,30   -2,26    52,26   0,29  ║ 
║  2    9     9   FON   -1,59    33,12  0,26   -1,89    39,26   0,25   -2,27    47,13   0,24  ║ 
║  2    9    10   FON   -1,59    25,45  0,27   -1,89    30,17   0,27   -2,27    36,22   0,26  ║ 
║  2    9    11   FON   -1,59     5,43  0,18   -1,89     6,44   0,17   -2,27     7,73   0,17  ║ 
║  2    9    12   FON   -1,59    13,69  0,34   -1,89    16,23   0,33   -2,27    19,48   0,32  ║ 
║  2    9    13   FON   -1,59    13,69  0,34   -1,89    16,23   0,33   -2,27    19,48   0,32  ║ 
║  2    9    14   FON   -1,59     5,43  0,17   -1,89     6,44   0,17   -2,27     7,73   0,16  ║ 
║  2    9    15   FON   -1,59     6,48  0,19   -1,89     7,69   0,19   -2,27     9,23   0,18  ║ 
║  2    9    16   FON   -1,59    50,43  0,34   -1,89    59,78   0,34   -2,27    71,76   0,33  ║ 
║  2    9    17   FON   -1,61    31,82  0,27   -1,91    37,61   0,26   -2,28    44,89   0,25  ║ 
║  2    9    18   FON   -1,61    11,29  0,23   -1,91    13,35   0,23   -2,28    15,93   0,22  ║ 
║  2    9    19   FON   -1,61     3,39  0,13   -1,91     4,01   0,13   -2,28     4,79   0,12  ║ 
║  2    9    20   FON   -1,61     4,63  0,16   -1,91     5,48   0,16   -2,28     6,53   0,15  ║ 
║  2    9    21   FON   -1,61     5,01  0,16   -1,91     5,92   0,16   -2,28     7,06   0,15  ║ 
║  2    9    22   FON   -1,61     2,16  0,10   -1,91     2,56   0,10   -2,28     3,05   0,10  ║ 
║  2    9    23   FON   -1,61    11,29  0,24   -1,91    13,35   0,23   -2,28    15,93   0,22  ║ 
║  2    9    24   FON   -1,61    34,23  0,27   -1,91    40,47   0,26   -2,28    48,30   0,25  ║ 
║  2    9    25   FON   -1,63    32,13  0,27   -1,92    37,89   0,27   -2,28    45,01   0,25  ║ 
║  2    9    26   FON   -1,63    11,40  0,24   -1,92    13,45   0,24   -2,28    15,97   0,23  ║ 
║  2    9    27   FON   -1,63     7,16  0,17   -1,92     8,45   0,17   -2,28    10,03   0,16  ║ 
║  2    9    28   FON   -1,63     8,77  0,51   -1,92    10,34   0,51   -2,28    12,28   0,48  ║ 
║  2    9    29   FON   -1,63    15,52  0,25   -1,92    18,31   0,25   -2,28    21,75   0,24  ║ 
║  2    9    30   FON   -1,63    15,52  0,25   -1,92    18,31   0,24   -2,28    21,75   0,23  ║ 
║  2    9    31   FON   -1,63     8,77  0,51   -1,92    10,34   0,51   -2,28    12,28   0,48  ║ 
║  2    9    32   FON   -1,63     7,97  0,18   -1,92     9,40   0,18   -2,28    11,16   0,17  ║ 
║  2    9    33   FON   -1,63    11,40  0,24   -1,92    13,45   0,24   -2,28    15,97   0,23  ║ 
║  2    9    34   FON   -1,63    34,57  0,27   -1,92    40,77   0,27   -2,28    48,43   0,25  ║ 
║  2    9    35   FON   -1,65    48,94  0,35   -1,94    57,56   0,35   -2,29    68,00   0,33  ║ 
║  2    9    36   FON   -1,65     5,07  0,15   -1,94     5,96   0,15   -2,29     7,04   0,14  ║ 
║  2    9    37   FON   -1,65     5,61  0,20   -1,94     6,60   0,19   -2,29     7,80   0,18  ║ 
║  2    9    38   FON   -1,65     4,53  0,22   -1,94     5,32   0,22   -2,29     6,29   0,21  ║ 
║  2    9    39   FON   -1,65     5,61  0,25   -1,94     6,60   0,24   -2,29     7,80   0,23  ║ 
║  2    9    40   FON   -1,65     5,07  0,18   -1,94     5,96   0,18   -2,29     7,04   0,17  ║ 
║  2    9    41   FON   -1,65     7,24  0,19   -1,94     8,52   0,19   -2,29    10,07   0,18  ║ 
║  2    9    42   FON   -1,65    50,65  0,35   -1,94    59,57   0,34   -2,29    70,37   0,32  ║ 
║  2    9    43   FON   -1,68    49,91  0,43   -1,97    58,43   0,42   -2,30    68,37   0,40  ║ 
║  2    9    44   FON   -1,68     3,53  0,38   -1,97     4,14   0,37   -2,30     4,84   0,35  ║ 
║  2    9    45   FON   -1,68    51,65  0,38   -1,97    60,47   0,37   -2,30    70,76   0,35  ║ 
║  2    9    46   FON   -1,73    45,25  0,36   -2,01    52,61   0,35   -2,32    60,68   0,32  ║ 
║  2    9    47   FON   -1,73     3,64  0,22   -2,01     4,23   0,21   -2,32     4,88   0,19  ║ 
║  2    9    48   FON   -1,73     5,32  0,21   -2,01     6,19   0,21   -2,32     7,14   0,19  ║ 
║  2    9    49   FON   -1,73     8,18  0,23   -2,01     9,51   0,22   -2,32    10,97   0,21  ║ 
║  2    9    50   FON   -1,73     1,61  0,26   -2,01     1,88   0,25   -2,32     2,16   0,23  ║ 
║  2    9    51   FON   -1,73    12,39  0,36   -2,01    14,41   0,34   -2,32    16,62   0,32  ║ 
║  2    9    52   FON   -1,73     0,66  0,10   -2,01     0,76   0,10   -2,32     0,88   0,09  ║ 
║  2    9    53   FON   -1,73     3,58  0,42   -2,01     4,16   0,41   -2,32     4,80   0,38  ║ 
║  2    9    54   FON   -1,77     5,30  0,52   -2,05     6,13   0,50   -2,34     6,99   0,46  ║ 
║  2    9    55   FON   -1,77     1,55  0,18   -2,05     1,79   0,18   -2,34     2,05   0,16  ║ 
║  2    9    56   FON   -1,80    13,01  0,59   -2,07    14,99   0,56   -2,35    16,97   0,51  ║ 
║  2    9    57   FON   -1,80     5,66  0,50   -2,07     6,52   0,48   -2,35     7,38   0,44  ║ 
║  2    9    58   FON   -1,80     7,54  0,53   -2,07     8,69   0,51   -2,35     9,83   0,46  ║ 
║  2    9    59   FON   -1,80    12,75  0,54   -2,07    14,69   0,52   -2,35    16,63   0,47  ║ 
║  2    9    60   FON   -1,83     2,08  0,40   -2,10     2,39   0,38   -2,36     2,69   0,34  ║ 
║  2    9    61   FON   -1,83     2,93  0,42   -2,10     3,36   0,40   -2,36     3,78   0,36  ║ 
║  2    9    62   FON   -1,83    19,91  0,57   -2,10    22,87   0,55   -2,36    25,70   0,49  ║ 
║  2    9    63   FON   -1,83     3,50  0,45   -2,10     4,02   0,43   -2,36     4,51   0,39  ║ 
║  2    9    64   FON   -1,83     2,79  0,43   -2,10     3,20   0,41   -2,36     3,60   0,37  ║ 
║  2    9    65   FON   -3,24     9,97  0,56   -3,85    11,86   0,55   -4,73    14,56   0,54  ║ 
║  2    9    66   FON   -3,24     0,54  0,17   -3,85     0,64   0,17   -4,73     0,78   0,17  ║ 
║  2    9    67   FON   -3,24     0,54  0,06   -3,85     0,64   0,06   -4,73     0,78   0,06  ║ 
║  2    9    68   FON   -3,24     0,54  0,17   -3,85     0,64   0,17   -4,73     0,78   0,17  ║ 
║  2    9    69   FON   -3,24    19,56  0,51   -3,85    23,26   0,50   -4,73    28,56   0,49  ║ 
║  2    9    70   FON   -3,24    19,56  0,49   -3,85    23,26   0,49   -4,73    28,56   0,48  ║ 
║  2    9    71   FON   -3,24    19,56  0,50   -3,85    23,26   0,49   -4,73    28,56   0,48  ║ 
║  2    9    72   FON   -3,24    19,56  0,53   -3,85    23,26   0,53   -4,73    28,56   0,52  ║ 
║  2    9    73   FON   -3,24     0,54  0,08   -3,85     0,64   0,08   -4,73     0,78   0,08  ║ 
║  2    9    74   FON   -3,24     0,54  0,08   -3,85     0,64   0,08   -4,73     0,78   0,07  ║ 
║  2    9    75   FON   -3,24     0,54  0,07   -3,85     0,64   0,07   -4,73     0,78   0,07  ║ 
║  2    9    76   FON   -3,24    13,19  0,59   -3,85    15,68   0,59   -4,73    19,25   0,58  ║ 
║  2    9    77   FON   -3,24    11,56  0,40   -3,85    13,75   0,40   -4,73    16,89   0,39  ║ 
║  2    9    78   FON   -3,24    20,58  0,47   -3,85    24,48   0,46   -4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    9    79   FON   -3,24    20,58  0,46   -3,85    24,48   0,46   -4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    9    80   FON   -3,24    12,09  0,43   -3,85    14,39   0,43   -4,73    17,68   0,42  ║ 
║  2    9    81   FON   -3,24    11,02  0,40   -3,85    13,11   0,39   -4,73    16,11   0,39  ║ 
║  2    9    82   FON   -3,24    20,58  0,46   -3,85    24,48   0,46   -4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    9    83   FON   -3,24    20,58  0,46   -3,85    24,48   0,45   -4,73    30,07   0,45  ║ 
║  2    9    84   FON   -3,24    12,63  0,42   -3,85    15,02   0,41   -4,73    18,46   0,41  ║ 
║  2    9    85   FON   -3,21    11,98  0,40   -3,82    14,28   0,40   -4,72    17,63   0,39  ║ 
║  2    9    86   FON   -3,21    20,38  0,48   -3,82    24,30   0,48   -4,72    30,00   0,47  ║ 
║  2    9    87   FON   -3,21    20,38  0,48   -3,82    24,30   0,48   -4,72    30,00   0,47  ║ 
║  2    9    88   FON   -3,21    11,45  0,37   -3,82    13,65   0,36   -4,72    16,85   0,36  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2    9    89   FON   -3,21    15,15  0,36   -3,82    18,07   0,36   -4,72    22,31   0,35  ║ 
║  2    9    90   FON   -3,21    25,51  0,44   -3,82    30,42   0,44   -4,72    37,55   0,43  ║ 
║  2    9    91   FON   -3,21    55,54  0,67   -3,82    66,22   0,67   -4,72    81,75   0,66  ║ 
║  2    9    92   FON   -3,19    10,87  0,53   -3,81    12,97   0,53   -4,71    16,05   0,52  ║ 
║  2    9    93   FON   -3,19    20,28  0,62   -3,81    24,21   0,61   -4,71    29,96   0,61  ║ 
║  2    9    94   FON   -3,19    55,75  0,68   -3,81    66,56   0,68   -4,71    82,11   0,67  ║ 
║  2    9    95   FON   -3,19    55,75  0,78   -3,81    66,56   0,78   -4,71    71,49   0,77  ║ 
║  2    9    96   FON   -3,19    20,28  0,51   -3,81    24,21   0,51   -4,71    29,96   0,50  ║ 
║  2    9    97   FON   -3,19    18,21  0,49   -3,81    21,74   0,49   -4,71    26,91   0,48  ║ 
║  2    9    98   FON   -3,19    23,36  0,54   -3,81    27,88   0,53   -4,71    34,50   0,53  ║ 
║  2    9    99   FON   -3,19    21,31  0,49   -3,81    25,44   0,49   -4,71    31,48   0,49  ║ 
║  2    9   100   FON   -3,19    17,17  0,50   -3,81    20,50   0,50   -4,71    25,37   0,49  ║ 
║  2    9   101   FON   -3,16    49,54  0,62   -3,78    59,27   0,62   -4,70    73,65   0,61  ║ 
║  2    9   102   FON   -3,16    67,59  0,77   -3,78    80,87   0,76   -4,70    88,13   0,76  ║ 
║  2    9   103   FON   -2,82     6,01  0,30   -3,34     7,11   0,30   -4,03     8,59   0,29  ║ 
║  2    9   104   FON   -0,01     0,01  0,00    0,03     0,05   0,00    0,16     0,27   0,01  ║ 
║  2    9   105   FON   -3,14    49,12  0,61   -3,76    58,89   0,61   -4,69    73,49   0,60  ║ 
║  2    9   106   FON   -3,14    67,02  0,75   -3,76    80,36   0,75   -4,69    89,14   0,75  ║ 
║  2    9   107   FON   -3,11    10,07  0,52   -3,73    12,10   0,52   -4,68    15,17   0,52  ║ 
║  2    9   108   FON   -3,11    19,75  0,78   -3,73    23,74   0,78   -4,68    25,39   0,78  ║ 
║  2    9   109   FON   -3,11    54,76  0,66   -3,73    65,81   0,66   -4,68    82,50   0,66  ║ 
║  2    9   110   FON   -3,11    54,29  0,76   -3,73    65,24   0,77   -4,68    71,00   0,77  ║ 
║  2    9   111   FON   -3,11    19,75  0,49   -3,73    23,74   0,49   -4,68    29,76   0,49  ║ 
║  2    9   112   FON   -3,11    16,72  0,47   -3,73    20,10   0,47   -4,68    25,20   0,48  ║ 
║  2    9   113   FON   -3,11   111,62  0,94   -3,73   119,10   0,94   -4,68   119,10   0,94  ║ 
║  2    9   114   FON   -3,11    11,61  0,69   -3,73    13,95   0,69   -4,68    16,83   0,69  ║ 
║  2    9   115   FON   -3,11     0,51  0,11   -3,73     0,62   0,11   -4,68     0,78   0,11  ║ 
║  2    9   116   FON   -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2    9   117   FON   -3,12    52,62  1,00   -3,75    52,62   1,00   -4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2    9   118   FON   -3,09    10,53  0,37   -3,72    12,67   0,37   -4,67    15,92   0,38  ║ 
║  2    9   119   FON   -3,09    19,66  0,46   -3,72    23,65   0,46   -4,67    29,72   0,46  ║ 
║  2    9   120   FON   -3,09    19,66  0,47   -3,72    23,65   0,48   -4,67    29,72   0,48  ║ 
║  2    9   121   FON   -3,09    12,06  0,36   -3,72    14,52   0,36   -4,67    18,24   0,36  ║ 
║  2    9   122   FON   -3,09    14,62  0,41   -3,72    17,59   0,41   -4,67    22,10   0,41  ║ 
║  2    9   123   FON   -3,09    24,60  0,46   -3,72    29,60   0,46   -4,67    37,20   0,46  ║ 
║  2    9   124   FON   -3,09    24,60  0,48   -3,72    29,60   0,48   -4,67    37,20   0,48  ║ 
║  2    9   125   FON   -3,09    13,09  0,45   -3,72    15,75   0,45   -4,67    19,79   0,45  ║ 
║  2    9   126   FON   -3,06    10,43  0,37   -3,69    12,58   0,37   -4,66    15,88   0,37  ║ 
║  2    9   127   FON   -3,06    19,46  0,44   -3,69    23,48   0,45   -4,66    29,65   0,45  ║ 
║  2    9   128   FON   -3,06    19,46  0,43   -3,69    23,48   0,44   -4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    9   129   FON   -3,06    11,94  0,42   -3,69    14,41   0,42   -4,66    18,20   0,42  ║ 
║  2    9   130   FON   -3,06    10,43  0,37   -3,69    12,58   0,37   -4,66    15,88   0,38  ║ 
║  2    9   131   FON   -3,06    19,46  0,44   -3,69    23,48   0,44   -4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    9   132   FON   -3,06    19,46  0,43   -3,69    23,48   0,43   -4,66    29,65   0,44  ║ 
║  2    9   133   FON   -3,06    11,94  0,34   -3,69    14,41   0,34   -4,66    18,20   0,34  ║ 
║  2    9   134   FON   -3,05     8,89  0,58   -3,69    10,73   0,58   -4,66    13,57   0,59  ║ 
║  2    9   135   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   136   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   137   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   138   FON   -3,05    18,92  0,44   -3,69    22,84   0,45   -4,66    28,88   0,45  ║ 
║  2    9   139   FON   -3,05    21,38  0,52   -3,69    25,81   0,52   -4,66    32,63   0,53  ║ 
║  2    9   140   FON   -3,05    15,44  0,45   -3,69    18,64   0,45   -4,66    23,56   0,46  ║ 
║  2    9   141   FON   -3,05    21,38  0,48   -3,69    25,81   0,48   -4,66    32,63   0,49  ║ 
║  2    9   142   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   143   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   144   FON   -3,05     0,51  0,16   -3,69     0,61   0,16   -4,66     0,77   0,17  ║ 
║  2    9   145   FON   -3,05    11,41  0,46   -3,69    13,77   0,46   -4,66    17,41   0,47  ║ 
║  2    9   146   FON   -3,07    13,99  0,87   -3,70    16,12   0,87   -4,67    16,12   0,88  ║ 
║  2    9   147   FON   -3,07     7,77  0,82   -3,70     9,37   0,82   -4,67     9,52   0,83  ║ 
║  2    9   148   FON   -3,07    10,11  0,87   -3,70    11,69   0,87   -4,67    11,69   0,88  ║ 
║  2    9   149   FON   -3,07     3,97  0,65   -3,70     4,78   0,66   -4,67     6,03   0,66  ║ 
║  2    9   150   FON   -3,04    12,97  0,93   -3,68    14,00   0,93   -4,66    14,00   0,95  ║ 
║  2    9   151   FON   -3,04    25,24  0,95   -3,68    26,62   0,95   -4,66    26,62   0,97  ║ 
║  2    9   152   FON   -3,04     5,11  0,72   -3,68     6,18   0,72   -4,66     7,14   0,73  ║ 
║  2    9   153   FON   -3,04    14,76  0,91   -3,68    16,23   0,92   -4,66    16,23   0,93  ║ 
║  2    9   154   FON   -3,04     6,53  0,79   -3,68     7,89   0,80   -4,66     8,27   0,81  ║ 
║  2    9   155   FON    0,25     6,08  0,05    0,26     6,46   0,05    0,24     5,83   0,03  ║ 
║  2   10     2   FON    0,25     6,08  0,05    0,26     6,46   0,05    0,24     5,83   0,03  ║ 
║  2   10     3   FON    0,15     3,07  0,03    0,15     3,27   0,02    0,14     2,95   0,02  ║ 
║  2   10     4   FON    0,15     0,63  0,02    0,15     0,66   0,02    0,14     0,60   0,01  ║ 
║  2   10     5   FON    0,15     0,36  0,02    0,15     0,38   0,02    0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2   10     6   FON    0,15     0,35  0,02    0,15     0,37   0,02    0,14     0,34   0,01  ║ 
║  2   10     7   FON    0,15     0,45  0,02    0,15     0,48   0,01    0,14     0,43   0,01  ║ 
║  2   10     8   FON    0,15     3,37  0,03    0,15     3,58   0,03    0,14     3,23   0,02  ║ 
║  2   10     9   FON    0,08     1,67  0,01    0,09     1,78   0,01    0,08     1,61   0,01  ║ 
║  2   10    10   FON    0,08     1,28  0,01    0,09     1,36   0,01    0,08     1,23   0,01  ║ 
║  2   10    11   FON    0,08     0,27  0,01    0,09     0,29   0,01    0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2   10    12   FON    0,08     0,69  0,02    0,09     0,73   0,02    0,08     0,66   0,01  ║ 
║  2   10    13   FON    0,08     0,69  0,02    0,09     0,73   0,02    0,08     0,66   0,01  ║ 
║  2   10    14   FON    0,08     0,27  0,01    0,09     0,29   0,01    0,08     0,26   0,01  ║ 
║  2   10    15   FON    0,08     0,33  0,01    0,09     0,35   0,01    0,08     0,31   0,01  ║ 
║  2   10    16   FON    0,08     2,54  0,02    0,09     2,70   0,02    0,08     2,44   0,01  ║ 
║  2   10    17   FON    0,04     0,85  0,01    0,05     0,90   0,01    0,04     0,82   0,00  ║ 
║  2   10    18   FON    0,04     0,30  0,01    0,05     0,32   0,01    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  2   10    19   FON    0,04     0,09  0,00    0,05     0,10   0,00    0,04     0,09   0,00  ║ 
║  2   10    20   FON    0,04     0,12  0,00    0,04     0,13   0,00    0,04     0,12   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   10    21   FON    0,04     0,13  0,00    0,04     0,14   0,00    0,04     0,13   0,00  ║ 
║  2   10    22   FON    0,04     0,06  0,00    0,05     0,06   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    23   FON    0,04     0,30  0,01    0,05     0,32   0,01    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  2   10    24   FON    0,04     0,91  0,01    0,05     0,97   0,01    0,04     0,88   0,00  ║ 
║  2   10    25   FON    0,01     0,22  0,00    0,01     0,24   0,00    0,01     0,22   0,00  ║ 
║  2   10    26   FON    0,01     0,08  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    27   FON    0,01     0,05  0,00    0,01     0,05   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2   10    28   FON    0,01     0,06  0,00    0,01     0,07   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    29   FON    0,01     0,11  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    30   FON    0,01     0,11  0,00    0,01     0,12   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    31   FON    0,01     0,06  0,00    0,01     0,07   0,00    0,01     0,06   0,00  ║ 
║  2   10    32   FON    0,01     0,06  0,00    0,01     0,06   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  2   10    33   FON    0,01     0,08  0,00    0,01     0,08   0,00    0,01     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    34   FON    0,01     0,24  0,00    0,01     0,26   0,00    0,01     0,24   0,00  ║ 
║  2   10    35   FON   -0,03     0,77  0,01   -0,03     0,82   0,00   -0,02     0,73   0,00  ║ 
║  2   10    36   FON   -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    37   FON   -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    38   FON   -0,03     0,07  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,02     0,07   0,00  ║ 
║  2   10    39   FON   -0,03     0,09  0,00   -0,03     0,09   0,00   -0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    40   FON   -0,03     0,08  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,02     0,08   0,00  ║ 
║  2   10    41   FON   -0,03     0,11  0,00   -0,03     0,12   0,00   -0,02     0,11   0,00  ║ 
║  2   10    42   FON   -0,03     0,80  0,01   -0,03     0,85   0,00   -0,02     0,76   0,00  ║ 
║  2   10    43   FON   -0,09     2,71  0,02   -0,10     2,87   0,02   -0,09     2,58   0,01  ║ 
║  2   10    44   FON   -0,09     0,19  0,02   -0,10     0,20   0,02   -0,09     0,18   0,01  ║ 
║  2   10    45   FON   -0,09     2,80  0,02   -0,10     2,97   0,02   -0,09     2,67   0,01  ║ 
║  2   10    46   FON   -0,19     5,03  0,04   -0,20     5,34   0,04   -0,18     4,81   0,03  ║ 
║  2   10    47   FON   -0,19     0,40  0,02   -0,20     0,43   0,02   -0,18     0,39   0,02  ║ 
║  2   10    48   FON   -0,19     0,59  0,02   -0,20     0,63   0,02   -0,18     0,57   0,02  ║ 
║  2   10    49   FON   -0,19     0,91  0,03   -0,20     0,97   0,02   -0,18     0,87   0,02  ║ 
║  2   10    50   FON   -0,19     0,18  0,03   -0,20     0,19   0,03   -0,18     0,17   0,02  ║ 
║  2   10    51   FON   -0,19     1,38  0,04   -0,20     1,46   0,03   -0,18     1,32   0,03  ║ 
║  2   10    52   FON   -0,19     0,07  0,01   -0,20     0,08   0,01   -0,18     0,07   0,01  ║ 
║  2   10    53   FON   -0,19     0,40  0,05   -0,20     0,42   0,04   -0,18     0,38   0,03  ║ 
║  2   10    54   FON   -0,27     0,82  0,08   -0,29     0,87   0,07   -0,26     0,78   0,05  ║ 
║  2   10    55   FON   -0,27     0,24  0,03   -0,29     0,25   0,02   -0,26     0,23   0,02  ║ 
║  2   10    56   FON   -0,33     2,38  0,11   -0,35     2,52   0,09   -0,31     2,27   0,07  ║ 
║  2   10    57   FON   -0,33     1,03  0,09   -0,35     1,10   0,08   -0,31     0,99   0,06  ║ 
║  2   10    58   FON   -0,33     1,38  0,10   -0,35     1,46   0,09   -0,31     1,32   0,06  ║ 
║  2   10    59   FON   -0,33     2,33  0,10   -0,35     2,47   0,09   -0,31     2,23   0,06  ║ 
║  2   10    60   FON   -0,38     0,44  0,08   -0,41     0,46   0,07   -0,37     0,42   0,05  ║ 
║  2   10    61   FON   -0,38     0,61  0,09   -0,41     0,65   0,08   -0,37     0,59   0,06  ║ 
║  2   10    62   FON   -0,38     4,17  0,12   -0,41     4,43   0,11   -0,37     3,99   0,08  ║ 
║  2   10    63   FON   -0,38     0,73  0,09   -0,41     0,78   0,08   -0,37     0,70   0,06  ║ 
║  2   10    64   FON   -0,38     0,58  0,09   -0,41     0,62   0,08   -0,37     0,56   0,06  ║ 
║  2   10    65   FON   -3,36    10,33  0,58   -4,00    12,30   0,57   -4,91    15,11   0,56  ║ 
║  2   10    66   FON   -3,36     0,56  0,18   -4,00     0,66   0,18   -4,91     0,81   0,18  ║ 
║  2   10    67   FON   -3,36     0,56  0,06   -4,00     0,66   0,06   -4,91     0,81   0,06  ║ 
║  2   10    68   FON   -3,36     0,56  0,18   -4,00     0,66   0,18   -4,91     0,81   0,18  ║ 
║  2   10    69   FON   -3,36    20,27  0,53   -4,00    24,13   0,52   -4,91    29,64   0,51  ║ 
║  2   10    70   FON   -3,36    20,27  0,51   -4,00    24,13   0,51   -4,91    29,64   0,50  ║ 
║  2   10    71   FON   -3,36    20,27  0,51   -4,00    24,13   0,51   -4,91    29,64   0,50  ║ 
║  2   10    72   FON   -3,36    20,27  0,55   -4,00    24,13   0,55   -4,91    29,64   0,54  ║ 
║  2   10    73   FON   -3,36     0,56  0,08   -4,00     0,66   0,08   -4,91     0,81   0,08  ║ 
║  2   10    74   FON   -3,36     0,56  0,08   -4,00     0,66   0,08   -4,91     0,81   0,08  ║ 
║  2   10    75   FON   -3,36     0,56  0,07   -4,00     0,66   0,07   -4,91     0,81   0,07  ║ 
║  2   10    76   FON   -3,36    13,66  0,61   -4,00    16,26   0,61   -4,91    19,98   0,60  ║ 
║  2   10    77   FON   -3,35    11,95  0,41   -3,99    14,24   0,41   -4,90    17,50   0,40  ║ 
║  2   10    78   FON   -3,35    21,28  0,48   -3,99    25,34   0,48   -4,90    31,15   0,47  ║ 
║  2   10    79   FON   -3,35    21,28  0,48   -3,99    25,34   0,47   -4,90    31,15   0,46  ║ 
║  2   10    80   FON   -3,35    12,51  0,45   -3,99    14,89   0,44   -4,90    18,31   0,44  ║ 
║  2   10    81   FON   -3,35    11,40  0,41   -3,99    13,58   0,41   -4,90    16,69   0,40  ║ 
║  2   10    82   FON   -3,35    21,28  0,48   -3,99    25,34   0,47   -4,90    31,15   0,47  ║ 
║  2   10    83   FON   -3,35    21,28  0,47   -3,99    25,34   0,47   -4,90    31,15   0,46  ║ 
║  2   10    84   FON   -3,35    13,06  0,43   -3,99    15,55   0,43   -4,90    19,12   0,42  ║ 
║  2   10    85   FON   -3,29    12,28  0,41   -3,92    14,65   0,41   -4,84    18,09   0,40  ║ 
║  2   10    86   FON   -3,29    20,89  0,49   -3,92    24,93   0,49   -4,84    30,78   0,49  ║ 
║  2   10    87   FON   -3,29    20,89  0,49   -3,92    24,93   0,49   -4,84    30,78   0,48  ║ 
║  2   10    88   FON   -3,29    11,73  0,38   -3,92    14,00   0,37   -4,84    17,29   0,37  ║ 
║  2   10    89   FON   -3,29    15,53  0,37   -3,92    18,53   0,37   -4,84    22,89   0,36  ║ 
║  2   10    90   FON   -3,29    26,14  0,45   -3,92    31,20   0,45   -4,84    38,53   0,45  ║ 
║  2   10    91   FON   -3,29    56,92  0,69   -3,92    67,92   0,69   -4,84    82,48   0,68  ║ 
║  2   10    92   FON   -3,26    11,09  0,54   -3,89    13,25   0,54   -4,81    16,39   0,53  ║ 
║  2   10    93   FON   -3,26    20,70  0,63   -3,89    24,72   0,63   -4,81    30,60   0,62  ║ 
║  2   10    94   FON   -3,26    56,89  0,69   -3,89    67,96   0,69   -4,81    82,11   0,68  ║ 
║  2   10    95   FON   -3,26    56,89  0,80   -3,89    67,96   0,79   -4,81    71,49   0,78  ║ 
║  2   10    96   FON   -3,26    20,70  0,52   -3,89    24,72   0,52   -4,81    30,60   0,51  ║ 
║  2   10    97   FON   -3,26    18,59  0,50   -3,89    22,20   0,50   -4,81    27,48   0,49  ║ 
║  2   10    98   FON   -3,26    23,83  0,55   -3,89    28,47   0,54   -4,81    35,23   0,54  ║ 
║  2   10    99   FON   -3,26    21,75  0,50   -3,89    25,98   0,50   -4,81    32,15   0,50  ║ 
║  2   10   100   FON   -3,26    17,52  0,51   -3,89    20,93   0,51   -4,81    25,91   0,50  ║ 
║  2   10   101   FON   -3,20    50,11  0,62   -3,83    59,98   0,62   -4,76    74,54   0,62  ║ 
║  2   10   102   FON   -3,20    68,38  0,78   -3,83    81,84   0,77   -4,76    88,13   0,77  ║ 
║  2   10   103   FON   -1,37     2,92  0,15   -1,63     3,48   0,15   -2,01     4,29   0,14  ║ 
║  2   10   104   FON    1,42     2,43  0,15    1,71     2,92   0,15    2,15     3,68   0,15  ║ 
║  2   10   105   FON   -3,15    49,28  0,61   -3,77    59,09   0,61   -4,71    73,74   0,61  ║ 
║  2   10   106   FON   -3,15    67,24  0,75   -3,77    80,63   0,75   -4,71    89,14   0,75  ║ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   10   107   FON   -3,09    10,01  0,51   -3,71    12,03   0,52   -4,65    15,08   0,52  ║ 
║  2   10   108   FON   -3,09    19,63  0,77   -3,71    23,59   0,77   -4,65    25,39   0,78  ║ 
║  2   10   109   FON   -3,09    54,43  0,66   -3,71    65,41   0,66   -4,65    82,00   0,66  ║ 
║  2   10   110   FON   -3,09    53,96  0,76   -3,71    64,85   0,76   -4,65    71,00   0,76  ║ 
║  2   10   111   FON   -3,09    19,63  0,48   -3,71    23,59   0,48   -4,65    29,58   0,48  ║ 
║  2   10   112   FON   -3,09    16,62  0,47   -3,71    19,98   0,47   -4,65    25,04   0,47  ║ 
║  2   10   113   FON   -3,09   110,95  0,93   -3,71   119,10   0,93   -4,65   119,10   0,94  ║ 
║  2   10   114   FON   -3,09    11,54  0,69   -3,71    13,87   0,69   -4,65    16,83   0,69  ║ 
║  2   10   115   FON   -3,09     0,51  0,11   -3,71     0,61   0,11   -4,65     0,77   0,11  ║ 
║  2   10   116   FON   -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2   10   117   FON   -3,12    52,62  1,00   -3,75    52,62   1,00   -4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2   10   118   FON   -3,06    10,42  0,37   -3,68    12,53   0,37   -4,62    15,75   0,37  ║ 
║  2   10   119   FON   -3,06    19,45  0,45   -3,68    23,39   0,45   -4,62    29,40   0,45  ║ 
║  2   10   120   FON   -3,06    19,45  0,47   -3,68    23,39   0,47   -4,62    29,40   0,47  ║ 
║  2   10   121   FON   -3,06    11,94  0,36   -3,68    14,36   0,36   -4,62    18,04   0,36  ║ 
║  2   10   122   FON   -3,06    14,46  0,40   -3,68    17,39   0,40   -4,62    21,86   0,40  ║ 
║  2   10   123   FON   -3,06    24,34  0,45   -3,68    29,28   0,45   -4,62    36,80   0,46  ║ 
║  2   10   124   FON   -3,06    24,34  0,47   -3,68    29,28   0,47   -4,62    36,80   0,48  ║ 
║  2   10   125   FON   -3,06    12,95  0,44   -3,68    15,57   0,44   -4,62    19,57   0,44  ║ 
║  2   10   126   FON   -3,00    10,21  0,36   -3,61    12,31   0,36   -4,56    15,55   0,36  ║ 
║  2   10   127   FON   -3,00    19,06  0,43   -3,61    22,98   0,44   -4,56    29,02   0,44  ║ 
║  2   10   128   FON   -3,00    19,06  0,43   -3,61    22,98   0,43   -4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2   10   129   FON   -3,00    11,70  0,41   -3,61    14,10   0,41   -4,56    17,81   0,41  ║ 
║  2   10   130   FON   -3,00    10,21  0,37   -3,61    12,31   0,37   -4,56    15,55   0,37  ║ 
║  2   10   131   FON   -3,00    19,06  0,43   -3,61    22,98   0,43   -4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2   10   132   FON   -3,00    19,06  0,42   -3,61    22,98   0,42   -4,56    29,02   0,43  ║ 
║  2   10   133   FON   -3,00    11,70  0,33   -3,61    14,10   0,33   -4,56    17,81   0,34  ║ 
║  2   10   134   FON   -2,98     8,68  0,56   -3,60    10,48   0,57   -4,55    13,25   0,57  ║ 
║  2   10   135   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   136   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   137   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   138   FON   -2,98    18,48  0,43   -3,60    22,30   0,44   -4,55    28,20   0,44  ║ 
║  2   10   139   FON   -2,98    20,88  0,51   -3,60    25,19   0,51   -4,55    31,86   0,52  ║ 
║  2   10   140   FON   -2,98    15,08  0,44   -3,60    18,19   0,44   -4,55    23,01   0,45  ║ 
║  2   10   141   FON   -2,98    20,88  0,47   -3,60    25,19   0,47   -4,55    31,86   0,48  ║ 
║  2   10   142   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   143   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   144   FON   -2,98     0,49  0,16   -3,60     0,60   0,16   -4,55     0,75   0,16  ║ 
║  2   10   145   FON   -2,98    11,14  0,45   -3,60    13,45   0,45   -4,55    17,01   0,46  ║ 
║  2   10   146   FON   -3,01    13,73  0,85   -3,63    16,12   0,86   -4,58    16,12   0,86  ║ 
║  2   10   147   FON   -3,01     7,63  0,80   -3,63     9,20   0,80   -4,58     9,52   0,81  ║ 
║  2   10   148   FON   -3,01     9,92  0,85   -3,63    11,69   0,85   -4,58    11,69   0,86  ║ 
║  2   10   149   FON   -3,01     3,90  0,64   -3,63     4,69   0,65   -4,58     5,92   0,65  ║ 
║  2   10   150   FON   -2,96    12,62  0,90   -3,57    14,00   0,91   -4,53    14,00   0,92  ║ 
║  2   10   151   FON   -2,96    24,56  0,92   -3,57    26,62   0,93   -4,53    26,62   0,94  ║ 
║  2   10   152   FON   -2,96     4,98  0,70   -3,57     6,01   0,70   -4,53     7,14   0,71  ║ 
║  2   10   153   FON   -2,96    14,36  0,88   -3,57    16,23   0,89   -4,53    16,23   0,90  ║ 
║  2   10   154   FON   -2,96     6,36  0,77   -3,57     7,68   0,77   -4,53     8,27   0,78  ║ 
║  2   10   155   FON    2,02    49,84  0,43    2,37    58,36   0,42    2,73    67,39   0,38  ║ 
║  2   11     2   FON    2,02    49,84  0,43    2,37    58,36   0,42    2,73    67,39   0,38  ║ 
║  2   11     3   FON    1,87    39,50  0,35    2,20    46,43   0,34    2,56    54,06   0,32  ║ 
║  2   11     4   FON    1,87     8,03  0,26    2,20     9,44   0,26    2,56    11,00   0,24  ║ 
║  2   11     5   FON    1,87     4,59  0,22    2,20     5,39   0,22    2,56     6,28   0,20  ║ 
║  2   11     6   FON    1,87     4,53  0,23    2,20     5,32   0,22    2,56     6,20   0,21  ║ 
║  2   11     7   FON    1,87     5,75  0,22    2,20     6,76   0,21    2,56     7,87   0,20  ║ 
║  2   11     8   FON    1,87    43,30  0,37    2,20    50,89   0,36    2,56    59,26   0,33  ║ 
║  2   11     9   FON    1,77    36,80  0,29    2,09    43,36   0,28    2,44    50,80   0,26  ║ 
║  2   11    10   FON    1,77    28,28  0,30    2,09    33,32   0,29    2,44    39,04   0,28  ║ 
║  2   11    11   FON    1,77     6,03  0,20    2,09     7,11   0,19    2,44     8,33   0,18  ║ 
║  2   11    12   FON    1,77    15,21  0,38    2,09    17,93   0,37    2,44    21,00   0,35  ║ 
║  2   11    13   FON    1,77    15,21  0,38    2,09    17,93   0,37    2,44    21,00   0,35  ║ 
║  2   11    14   FON    1,77     6,03  0,19    2,09     7,11   0,19    2,44     8,33   0,17  ║ 
║  2   11    15   FON    1,77     7,20  0,21    2,09     8,49   0,21    2,44     9,95   0,19  ║ 
║  2   11    16   FON    1,77    56,04  0,38    2,09    66,03   0,37    2,44    77,36   0,35  ║ 
║  2   11    17   FON    1,71    33,84  0,28    2,02    39,93   0,28    2,38    46,96   0,26  ║ 
║  2   11    18   FON    1,71    12,01  0,25    2,02    14,17   0,24    2,38    16,67   0,23  ║ 
║  2   11    19   FON    1,71     3,61  0,14    2,02     4,26   0,14    2,38     5,01   0,13  ║ 
║  2   11    20   FON    1,71     4,92  0,17    2,02     5,81   0,17    2,38     6,83   0,16  ║ 
║  2   11    21   FON    1,71     5,32  0,17    2,02     6,28   0,17    2,38     7,38   0,16  ║ 
║  2   11    22   FON    1,71     2,30  0,11    2,02     2,72   0,11    2,38     3,20   0,10  ║ 
║  2   11    23   FON    1,71    12,01  0,25    2,02    14,17   0,25    2,38    16,67   0,23  ║ 
║  2   11    24   FON    1,71    36,40  0,28    2,02    42,96   0,28    2,38    50,53   0,26  ║ 
║  2   11    25   FON    1,67    32,89  0,28    1,97    38,88   0,27    2,33    45,88   0,26  ║ 
║  2   11    26   FON    1,67    11,67  0,25    1,97    13,80   0,24    2,33    16,28   0,23  ║ 
║  2   11    27   FON    1,67     7,33  0,18    1,97     8,67   0,18    2,33    10,23   0,17  ║ 
║  2   11    28   FON    1,67     8,98  0,53    1,97    10,61   0,52    2,33    12,52   0,49  ║ 
║  2   11    29   FON    1,67    15,89  0,26    1,97    18,78   0,25    2,33    22,17   0,24  ║ 
║  2   11    30   FON    1,67    15,89  0,25    1,97    18,78   0,25    2,33    22,17   0,23  ║ 
║  2   11    31   FON    1,67     8,98  0,53    1,97    10,61   0,52    2,33    12,52   0,49  ║ 
║  2   11    32   FON    1,67     8,16  0,19    1,97     9,64   0,19    2,33    11,38   0,18  ║ 
║  2   11    33   FON    1,67    11,67  0,25    1,97    13,80   0,24    2,33    16,28   0,23  ║ 
║  2   11    34   FON    1,67    35,39  0,28    1,97    41,83   0,27    2,33    49,36   0,26  ║ 
║  2   11    35   FON    1,61    47,87  0,35    1,91    56,68   0,34    2,26    67,17   0,32  ║ 
║  2   11    36   FON    1,61     4,96  0,15    1,91     5,87   0,15    2,26     6,96   0,14  ║ 
║  2   11    37   FON    1,61     5,49  0,19    1,91     6,50   0,19    2,26     7,70   0,18  ║ 
║  2   11    38   FON    1,61     4,43  0,22    1,91     5,24   0,21    2,26     6,21   0,20  ║ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11    39   FON    1,61     5,49  0,24    1,91     6,50   0,24    2,26     7,70   0,23  ║ 
║  2   11    40   FON    1,61     4,96  0,18    1,91     5,87   0,18    2,26     6,96   0,17  ║ 
║  2   11    41   FON    1,61     7,09  0,18    1,91     8,39   0,18    2,26     9,94   0,17  ║ 
║  2   11    42   FON    1,61    49,54  0,34    1,91    58,66   0,34    2,26    69,52   0,32  ║ 
║  2   11    43   FON    1,51    44,96  0,39    1,80    53,43   0,39    2,15    63,82   0,37  ║ 
║  2   11    44   FON    1,51     3,18  0,34    1,80     3,78   0,34    2,15     4,52   0,32  ║ 
║  2   11    45   FON    1,51    46,53  0,34    1,80    55,29   0,34    2,15    66,05   0,33  ║ 
║  2   11    46   FON    1,36    35,59  0,29    1,63    42,56   0,28    1,97    51,58   0,28  ║ 
║  2   11    47   FON    1,36     2,86  0,17    1,63     3,42   0,17    1,97     4,15   0,16  ║ 
║  2   11    48   FON    1,36     4,19  0,17    1,63     5,01   0,17    1,97     6,07   0,16  ║ 
║  2   11    49   FON    1,36     6,43  0,18    1,63     7,70   0,18    1,97     9,33   0,17  ║ 
║  2   11    50   FON    1,36     1,27  0,20    1,63     1,52   0,20    1,97     1,84   0,20  ║ 
║  2   11    51   FON    1,36     9,75  0,28    1,63    11,66   0,28    1,97    14,13   0,27  ║ 
║  2   11    52   FON    1,36     0,52  0,08    1,63     0,62   0,08    1,97     0,75   0,08  ║ 
║  2   11    53   FON    1,36     2,82  0,33    1,63     3,37   0,33    1,97     4,08   0,32  ║ 
║  2   11    54   FON    1,24     3,71  0,36    1,49     4,46   0,37    1,83     5,48   0,36  ║ 
║  2   11    55   FON    1,24     1,09  0,13    1,49     1,31   0,13    1,83     1,61   0,13  ║ 
║  2   11    56   FON    1,16     8,36  0,38    1,40    10,11   0,38    1,74    12,56   0,38  ║ 
║  2   11    57   FON    1,16     3,63  0,32    1,40     4,40   0,33    1,74     5,46   0,32  ║ 
║  2   11    58   FON    1,16     4,84  0,34    1,40     5,86   0,34    1,74     7,28   0,34  ║ 
║  2   11    59   FON    1,16     8,19  0,34    1,40     9,91   0,35    1,74    12,31   0,35  ║ 
║  2   11    60   FON    1,07     1,23  0,24    1,31     1,49   0,24    1,64     1,87   0,24  ║ 
║  2   11    61   FON    1,07     1,72  0,25    1,31     2,10   0,25    1,64     2,63   0,25  ║ 
║  2   11    62   FON    1,07    11,72  0,34    1,31    14,25   0,34    1,64    17,91   0,34  ║ 
║  2   11    63   FON    1,07     2,06  0,26    1,31     2,50   0,27    1,64     3,14   0,27  ║ 
║  2   11    64   FON    1,07     1,64  0,25    1,31     1,99   0,25    1,64     2,51   0,26  ║ 
║  2   11    65   FON   -3,48    10,70  0,60   -4,14    12,75   0,59   -5,09    15,67   0,58  ║ 
║  2   11    66   FON   -3,48     0,58  0,19   -4,14     0,69   0,18   -5,09     0,84   0,18  ║ 
║  2   11    67   FON   -3,48     0,58  0,06   -4,14     0,69   0,06   -5,09     0,84   0,06  ║ 
║  2   11    68   FON   -3,48     0,58  0,19   -4,14     0,69   0,18   -5,09     0,84   0,18  ║ 
║  2   11    69   FON   -3,48    20,98  0,55   -4,14    25,01   0,54   -5,09    30,73   0,53  ║ 
║  2   11    70   FON   -3,48    20,98  0,53   -4,14    25,01   0,53   -5,09    30,73   0,52  ║ 
║  2   11    71   FON   -3,48    20,98  0,53   -4,14    25,01   0,53   -5,09    30,73   0,52  ║ 
║  2   11    72   FON   -3,48    20,98  0,57   -4,14    25,01   0,57   -5,09    30,73   0,56  ║ 
║  2   11    73   FON   -3,48     0,58  0,09   -4,14     0,69   0,09   -5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2   11    74   FON   -3,48     0,58  0,08   -4,14     0,69   0,08   -5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2   11    75   FON   -3,48     0,58  0,08   -4,14     0,69   0,08   -5,09     0,84   0,08  ║ 
║  2   11    76   FON   -3,48    14,14  0,64   -4,14    16,86   0,63   -5,09    20,71   0,62  ║ 
║  2   11    77   FON   -3,46    12,35  0,43   -4,12    14,73   0,43   -5,07    18,11   0,42  ║ 
║  2   11    78   FON   -3,46    21,99  0,50   -4,12    26,22   0,49   -5,07    32,25   0,49  ║ 
║  2   11    79   FON   -3,46    21,99  0,49   -4,12    26,22   0,49   -5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2   11    80   FON   -3,46    12,92  0,46   -4,12    15,41   0,46   -5,07    18,95   0,45  ║ 
║  2   11    81   FON   -3,46    11,78  0,42   -4,12    14,05   0,42   -5,07    17,28   0,42  ║ 
║  2   11    82   FON   -3,46    21,99  0,49   -4,12    26,22   0,49   -5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2   11    83   FON   -3,46    21,99  0,49   -4,12    26,22   0,48   -5,07    32,25   0,48  ║ 
║  2   11    84   FON   -3,46    13,50  0,45   -4,12    16,09   0,44   -5,07    19,79   0,44  ║ 
║  2   11    85   FON   -3,37    12,58  0,42   -4,02    15,02   0,42   -4,97    18,56   0,41  ║ 
║  2   11    86   FON   -3,37    21,40  0,51   -4,02    25,56   0,50   -4,97    31,57   0,50  ║ 
║  2   11    87   FON   -3,37    21,40  0,50   -4,02    25,56   0,50   -4,97    31,57   0,49  ║ 
║  2   11    88   FON   -3,37    12,02  0,38   -4,02    14,36   0,38   -4,97    17,73   0,38  ║ 
║  2   11    89   FON   -3,37    15,91  0,38   -4,02    19,00   0,37   -4,97    23,47   0,37  ║ 
║  2   11    90   FON   -3,37    26,79  0,46   -4,02    31,99   0,46   -4,97    39,51   0,46  ║ 
║  2   11    91   FON   -3,37    58,32  0,71   -4,02    69,65   0,70   -4,97    82,48   0,70  ║ 
║  2   11    92   FON   -3,32    11,31  0,55   -3,97    13,52   0,55   -4,91    16,74   0,54  ║ 
║  2   11    93   FON   -3,32    21,11  0,64   -3,97    25,24   0,64   -4,91    31,24   0,63  ║ 
║  2   11    94   FON   -3,32    58,04  0,71   -3,97    69,37   0,70   -4,91    82,11   0,70  ║ 
║  2   11    95   FON   -3,32    58,04  0,81   -3,97    69,37   0,81   -4,91    71,49   0,80  ║ 
║  2   11    96   FON   -3,32    21,11  0,53   -3,97    25,24   0,53   -4,91    31,24   0,52  ║ 
║  2   11    97   FON   -3,32    18,96  0,51   -3,97    22,66   0,51   -4,91    28,05   0,50  ║ 
║  2   11    98   FON   -3,32    24,31  0,56   -3,97    29,06   0,56   -4,91    35,97   0,55  ║ 
║  2   11    99   FON   -3,32    22,19  0,51   -3,97    26,52   0,51   -4,91    32,82   0,51  ║ 
║  2   11   100   FON   -3,32    17,88  0,52   -3,97    21,37   0,52   -4,91    26,45   0,51  ║ 
║  2   11   101   FON   -3,24    50,70  0,63   -3,87    60,70   0,63   -4,82    75,44   0,63  ║ 
║  2   11   102   FON   -3,24    69,18  0,78   -3,87    82,83   0,78   -4,82    88,13   0,78  ║ 
║  2   11   103   FON    0,09     0,20  0,01    0,09     0,20   0,01    0,03     0,05   0,00  ║ 
║  2   11   104   FON    2,86     4,90  0,30    3,42     5,84   0,30    4,16     7,12   0,29  ║ 
║  2   11   105   FON   -3,16    49,44  0,61   -3,78    59,29   0,61   -4,72    73,99   0,61  ║ 
║  2   11   106   FON   -3,16    67,46  0,76   -3,78    80,90   0,76   -4,72    89,14   0,76  ║ 
║  2   11   107   FON   -3,07     9,95  0,51   -3,69    11,95   0,51   -4,62    14,98   0,51  ║ 
║  2   11   108   FON   -3,07    19,51  0,77   -3,69    23,44   0,77   -4,62    25,39   0,77  ║ 
║  2   11   109   FON   -3,07    54,10  0,65   -3,69    65,00   0,65   -4,62    81,49   0,65  ║ 
║  2   11   110   FON   -3,07    53,64  0,76   -3,69    64,44   0,76   -4,62    71,00   0,76  ║ 
║  2   11   111   FON   -3,07    19,51  0,48   -3,69    23,44   0,48   -4,62    29,39   0,48  ║ 
║  2   11   112   FON   -3,07    16,52  0,47   -3,69    19,85   0,47   -4,62    24,89   0,47  ║ 
║  2   11   113   FON   -3,07   110,28  0,93   -3,69   119,10   0,93   -4,62   119,10   0,93  ║ 
║  2   11   114   FON   -3,07    11,47  0,68   -3,69    13,78   0,68   -4,62    16,83   0,68  ║ 
║  2   11   115   FON   -3,07     0,51  0,11   -3,69     0,61   0,11   -4,62     0,77   0,11  ║ 
║  2   11   116   FON   -3,12     0,56  0,34   -3,75     0,68   0,34   -4,69     0,84   0,34  ║ 
║  2   11   117   FON   -3,12    52,62  1,00   -3,75    52,62   1,00   -4,69    52,62   1,00  ║ 
║  2   11   118   FON   -3,02    10,30  0,37   -3,64    12,39   0,37   -4,57    15,58   0,37  ║ 
║  2   11   119   FON   -3,02    19,23  0,45   -3,64    23,13   0,45   -4,57    29,07   0,45  ║ 
║  2   11   120   FON   -3,02    19,23  0,46   -3,64    23,13   0,47   -4,57    29,07   0,47  ║ 
║  2   11   121   FON   -3,02    11,80  0,35   -3,64    14,20   0,35   -4,57    17,84   0,36  ║ 
║  2   11   122   FON   -3,02    14,30  0,40   -3,64    17,20   0,40   -4,57    21,62   0,40  ║ 
║  2   11   123   FON   -3,02    24,07  0,45   -3,64    28,95   0,45   -4,57    36,39   0,45  ║ 
║  2   11   124   FON   -3,02    24,07  0,47   -3,64    28,95   0,47   -4,57    36,39   0,47  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   11   125   FON   -3,02    12,80  0,44   -3,64    15,40   0,44   -4,57    19,35   0,44  ║ 
║  2   11   126   FON   -2,93     9,99  0,35   -3,53    12,04   0,35   -4,47    15,21   0,36  ║ 
║  2   11   127   FON   -2,93    18,65  0,42   -3,53    22,47   0,43   -4,47    28,39   0,43  ║ 
║  2   11   128   FON   -2,93    18,65  0,42   -3,53    22,47   0,42   -4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2   11   129   FON   -2,93    11,44  0,40   -3,53    13,79   0,40   -4,47    17,43   0,40  ║ 
║  2   11   130   FON   -2,93     9,99  0,36   -3,53    12,04   0,36   -4,47    15,21   0,36  ║ 
║  2   11   131   FON   -2,93    18,65  0,42   -3,53    22,47   0,42   -4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2   11   132   FON   -2,93    18,65  0,41   -3,53    22,47   0,41   -4,47    28,39   0,42  ║ 
║  2   11   133   FON   -2,93    11,44  0,32   -3,53    13,79   0,33   -4,47    17,43   0,33  ║ 
║  2   11   134   FON   -2,91     8,48  0,55   -3,51    10,22   0,55   -4,44    12,93   0,56  ║ 
║  2   11   135   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   136   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   137   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   138   FON   -2,91    18,03  0,42   -3,51    21,75   0,42   -4,44    27,51   0,43  ║ 
║  2   11   139   FON   -2,91    20,38  0,50   -3,51    24,57   0,50   -4,44    31,09   0,51  ║ 
║  2   11   140   FON   -2,91    14,71  0,43   -3,51    17,74   0,43   -4,44    22,45   0,44  ║ 
║  2   11   141   FON   -2,91    20,38  0,46   -3,51    24,57   0,46   -4,44    31,09   0,47  ║ 
║  2   11   142   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   143   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   144   FON   -2,91     0,48  0,16   -3,51     0,58   0,16   -4,44     0,74   0,16  ║ 
║  2   11   145   FON   -2,91    10,88  0,44   -3,51    13,12   0,44   -4,44    16,59   0,45  ║ 
║  2   11   146   FON   -2,95    13,47  0,84   -3,56    16,12   0,84   -4,49    16,12   0,85  ║ 
║  2   11   147   FON   -2,95     7,49  0,79   -3,56     9,02   0,79   -4,49     9,52   0,80  ║ 
║  2   11   148   FON   -2,95     9,74  0,83   -3,56    11,69   0,84   -4,49    11,69   0,84  ║ 
║  2   11   149   FON   -2,95     3,82  0,63   -3,56     4,60   0,63   -4,49     5,81   0,64  ║ 
║  2   11   150   FON   -2,88    12,27  0,88   -3,47    14,00   0,88   -4,40    14,00   0,89  ║ 
║  2   11   151   FON   -2,88    23,87  0,90   -3,47    26,62   0,90   -4,40    26,62   0,91  ║ 
║  2   11   152   FON   -2,88     4,84  0,68   -3,47     5,84   0,68   -4,40     7,14   0,69  ║ 
║  2   11   153   FON   -2,88    13,96  0,86   -3,47    16,23   0,87   -4,40    16,23   0,88  ║ 
║  2   11   154   FON   -2,88     6,18  0,75   -3,47     7,46   0,75   -4,40     8,27   0,76  ║ 
║  2   11   155   FON    3,54    87,21  0,75    4,24   104,58   0,74    5,24   117,03   0,74  ║ 
║  2   12     2   FON    3,54    87,21  0,75    4,24   104,58   0,74    5,24   117,03   0,74  ║ 
║  2   12     3   FON    3,38    71,35  0,62    4,05    85,59   0,62    5,03   106,24   0,62  ║ 
║  2   12     4   FON    3,38    14,51  0,47    4,05    17,41   0,47    5,03    21,61   0,47  ║ 
║  2   12     5   FON    3,38     8,29  0,40    4,05     9,94   0,40    5,03    12,34   0,40  ║ 
║  2   12     6   FON    3,38     8,18  0,41    4,05     9,81   0,41    5,03    12,18   0,41  ║ 
║  2   12     7   FON    3,38    10,39  0,39    4,05    12,46   0,39    5,03    15,46   0,39  ║ 
║  2   12     8   FON    3,38    78,21  0,66    4,05    93,82   0,66    5,03   116,44   0,66  ║ 
║  2   12     9   FON    3,27    67,99  0,53    3,93    81,58   0,53    4,89   101,59   0,53  ║ 
║  2   12    10   FON    3,27    52,25  0,55    3,93    62,69   0,55    4,89    78,07   0,55  ║ 
║  2   12    11   FON    3,27    11,15  0,36    3,93    13,37   0,36    4,89    16,65   0,36  ║ 
║  2   12    12   FON    3,27    28,11  0,69    3,93    33,73   0,69    4,89    40,55   0,69  ║ 
║  2   12    13   FON    3,27    28,11  0,70    3,93    33,73   0,70    4,89    40,42   0,69  ║ 
║  2   12    14   FON    3,27    11,15  0,35    3,93    13,37   0,35    4,89    16,65   0,35  ║ 
║  2   12    15   FON    3,27    13,31  0,39    3,93    15,97   0,39    4,89    19,89   0,39  ║ 
║  2   12    16   FON    3,27   103,53  0,70    3,93   124,22   0,70    4,89   146,89   0,70  ║ 
║  2   12    17   FON    3,21    63,39  0,53    3,86    76,07   0,53    4,81    94,91   0,53  ║ 
║  2   12    18   FON    3,21    22,50  0,47    3,86    26,99   0,47    4,81    33,68   0,47  ║ 
║  2   12    19   FON    3,21     6,76  0,26    3,86     8,11   0,26    4,81    10,12   0,26  ║ 
║  2   12    20   FON    3,21     9,22  0,32    3,85    11,06   0,32    4,81    13,81   0,32  ║ 
║  2   12    21   FON    3,21     9,97  0,32    3,85    11,96   0,32    4,81    14,93   0,32  ║ 
║  2   12    22   FON    3,21     4,31  0,20    3,86     5,18   0,20    4,81     6,46   0,20  ║ 
║  2   12    23   FON    3,21    22,50  0,47    3,86    26,99   0,47    4,81    33,68   0,47  ║ 
║  2   12    24   FON    3,21    68,20  0,53    3,86    81,84   0,53    4,81   102,12   0,53  ║ 
║  2   12    25   FON    3,16    62,40  0,53    3,80    74,88   0,53    4,74    93,60   0,53  ║ 
║  2   12    26   FON    3,16    22,14  0,47    3,80    26,57   0,47    4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2   12    27   FON    3,16    13,91  0,34    3,80    16,69   0,34    4,74    20,86   0,34  ║ 
║  2   12    28   FON    3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2   12    29   FON    3,16    30,15  0,49    3,80    36,17   0,49    4,74    45,22   0,49  ║ 
║  2   12    30   FON    3,16    30,15  0,48    3,80    36,17   0,48    4,74    45,22   0,48  ║ 
║  2   12    31   FON    3,16    17,03  1,00    3,80    17,03   1,00    4,74    17,03   1,00  ║ 
║  2   12    32   FON    3,16    15,47  0,36    3,80    18,57   0,36    4,74    23,21   0,36  ║ 
║  2   12    33   FON    3,16    22,14  0,47    3,80    26,57   0,47    4,74    33,22   0,47  ║ 
║  2   12    34   FON    3,16    67,13  0,53    3,80    80,56   0,53    4,74   100,70   0,53  ║ 
║  2   12    35   FON    3,10    92,20  0,67    3,72   110,66   0,67    4,67   138,40   0,67  ║ 
║  2   12    36   FON    3,10     9,55  0,29    3,72    11,46   0,29    4,67    14,35   0,29  ║ 
║  2   12    37   FON    3,10    10,57  0,37    3,72    12,69   0,37    4,67    15,89   0,38  ║ 
║  2   12    38   FON    3,10     8,53  0,42    3,72    10,24   0,42    4,67    12,82   0,42  ║ 
║  2   12    39   FON    3,10    10,57  0,46    3,72    12,69   0,46    4,67    15,89   0,46  ║ 
║  2   12    40   FON    3,10     9,55  0,34    3,72    11,46   0,34    4,67    14,35   0,34  ║ 
║  2   12    41   FON    3,10    13,65  0,36    3,72    16,38   0,36    4,67    20,52   0,36  ║ 
║  2   12    42   FON    3,10    95,42  0,66    3,72   114,52   0,66    4,67   143,46   0,66  ║ 
║  2   12    43   FON    3,00    89,13  0,78    3,60   106,99   0,78    4,53   114,98   0,78  ║ 
║  2   12    44   FON    3,00     6,31  0,68    3,60     7,57   0,68    4,53     9,29   0,68  ║ 
║  2   12    45   FON    3,00    92,25  0,68    3,60   110,73   0,68    4,53   135,25   0,69  ║ 
║  2   12    46   FON    2,84    74,23  0,60    3,41    89,14   0,60    4,32   112,85   0,60  ║ 
║  2   12    47   FON    2,84     5,97  0,36    3,41     7,17   0,36    4,32     9,08   0,36  ║ 
║  2   12    48   FON    2,84     8,73  0,35    3,41    10,49   0,35    4,32    13,28   0,35  ║ 
║  2   12    49   FON    2,84    13,42  0,38    3,41    16,12   0,38    4,32    20,40   0,38  ║ 
║  2   12    50   FON    2,84     2,65  0,43    3,41     3,18   0,43    4,32     4,02   0,43  ║ 
║  2   12    51   FON    2,84    20,33  0,58    3,41    24,42   0,58    4,32    30,91   0,59  ║ 
║  2   12    52   FON    2,84     1,08  0,17    3,41     1,29   0,17    4,32     1,64   0,17  ║ 
║  2   12    53   FON    2,84     5,88  0,70    3,41     7,06   0,70    4,32     8,43   0,71  ║ 
║  2   12    54   FON    2,71     8,11  0,80    3,25     9,74   0,80    4,14    10,17   0,81  ║ 
║  2   12    55   FON    2,71     2,37  0,28    3,26     2,85   0,28    4,15     3,63   0,28  ║ 
║  2   12    56   FON    2,62    18,96  0,85    3,15    22,21   0,85    4,03    22,21   0,87  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12    57   FON    2,62     8,24  0,73    3,15     9,91   0,73    4,03    11,25   0,75  ║ 
║  2   12    58   FON    2,62    10,99  0,77    3,15    13,20   0,77    4,03    14,28   0,79  ║ 
║  2   12    59   FON    2,62    18,59  0,78    3,15    22,33   0,78    4,03    23,76   0,80  ║ 
║  2   12    60   FON    2,54     2,89  0,56    3,05     3,48   0,56    3,92     4,47   0,57  ║ 
║  2   12    61   FON    2,54     4,07  0,59    3,05     4,89   0,59    3,92     6,28   0,60  ║ 
║  2   12    62   FON    2,54    27,65  0,80    3,05    33,23   0,80    3,92    34,63   0,82  ║ 
║  2   12    63   FON    2,54     4,86  0,62    3,05     5,83   0,62    3,92     7,49   0,64  ║ 
║  2   12    64   FON    2,54     3,87  0,59    3,05     4,65   0,59    3,92     5,97   0,61  ║ 
║  2   12    65   FON   -2,34     7,19  0,40   -2,79     8,60   0,40   -3,34    10,28   0,38  ║ 
║  2   12    66   FON   -2,34     0,39  0,13   -2,79     0,46   0,12   -3,34     0,55   0,12  ║ 
║  2   12    67   FON   -2,34     0,39  0,04   -2,79     0,46   0,04   -3,34     0,55   0,04  ║ 
║  2   12    68   FON   -2,34     0,39  0,13   -2,79     0,46   0,12   -3,34     0,55   0,12  ║ 
║  2   12    69   FON   -2,34    14,10  0,37   -2,79    16,86   0,37   -3,34    20,16   0,35  ║ 
║  2   12    70   FON   -2,34    14,10  0,36   -2,79    16,86   0,35   -3,34    20,16   0,34  ║ 
║  2   12    71   FON   -2,34    14,10  0,36   -2,79    16,86   0,36   -3,34    20,16   0,34  ║ 
║  2   12    72   FON   -2,34    14,10  0,38   -2,79    16,86   0,38   -3,34    20,16   0,37  ║ 
║  2   12    73   FON   -2,34     0,39  0,06   -2,79     0,46   0,06   -3,34     0,55   0,06  ║ 
║  2   12    74   FON   -2,34     0,39  0,05   -2,79     0,46   0,05   -3,34     0,55   0,05  ║ 
║  2   12    75   FON   -2,34     0,39  0,05   -2,79     0,46   0,05   -3,34     0,55   0,05  ║ 
║  2   12    76   FON   -2,34     9,51  0,43   -2,79    11,37   0,43   -3,34    13,59   0,41  ║ 
║  2   12    77   FON   -2,32     8,28  0,29   -2,77     9,90   0,29   -3,32    11,84   0,27  ║ 
║  2   12    78   FON   -2,32    14,74  0,33   -2,77    17,62   0,33   -3,32    21,08   0,32  ║ 
║  2   12    79   FON   -2,32    14,74  0,33   -2,77    17,62   0,33   -3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2   12    80   FON   -2,32     8,66  0,31   -2,77    10,36   0,31   -3,32    12,39   0,29  ║ 
║  2   12    81   FON   -2,32     7,90  0,28   -2,77     9,44   0,28   -3,32    11,29   0,27  ║ 
║  2   12    82   FON   -2,32    14,74  0,33   -2,77    17,62   0,33   -3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2   12    83   FON   -2,32    14,74  0,33   -2,77    17,62   0,33   -3,32    21,08   0,31  ║ 
║  2   12    84   FON   -2,32     9,05  0,30   -2,77    10,82   0,30   -3,32    12,94   0,28  ║ 
║  2   12    85   FON   -2,22     8,30  0,28   -2,66     9,92   0,28   -3,19    11,91   0,27  ║ 
║  2   12    86   FON   -2,22    14,12  0,33   -2,66    16,88   0,33   -3,19    20,26   0,32  ║ 
║  2   12    87   FON   -2,22    14,12  0,33   -2,66    16,88   0,33   -3,19    20,26   0,32  ║ 
║  2   12    88   FON   -2,22     7,93  0,25   -2,66     9,48   0,25   -3,19    11,38   0,24  ║ 
║  2   12    89   FON   -2,22    10,50  0,25   -2,66    12,55   0,25   -3,19    15,06   0,24  ║ 
║  2   12    90   FON   -2,22    17,67  0,31   -2,66    21,13   0,31   -3,19    25,36   0,29  ║ 
║  2   12    91   FON   -2,22    38,47  0,47   -2,66    46,01   0,46   -3,19    55,20   0,45  ║ 
║  2   12    92   FON   -2,17     7,40  0,36   -2,60     8,85   0,36   -3,12    10,64   0,35  ║ 
║  2   12    93   FON   -2,17    13,81  0,42   -2,60    16,52   0,42   -3,12    19,86   0,40  ║ 
║  2   12    94   FON   -2,17    37,97  0,46   -2,60    45,41   0,46   -3,12    54,58   0,44  ║ 
║  2   12    95   FON   -2,17    37,97  0,53   -2,60    45,41   0,53   -3,12    54,58   0,51  ║ 
║  2   12    96   FON   -2,17    13,81  0,35   -2,60    16,52   0,35   -3,12    19,86   0,33  ║ 
║  2   12    97   FON   -2,17    12,41  0,33   -2,60    14,84   0,33   -3,12    17,83   0,32  ║ 
║  2   12    98   FON   -2,17    15,91  0,36   -2,60    19,02   0,36   -3,12    22,86   0,35  ║ 
║  2   12    99   FON   -2,17    14,51  0,34   -2,60    17,36   0,34   -3,12    20,86   0,32  ║ 
║  2   12   100   FON   -2,17    11,70  0,34   -2,60    13,99   0,34   -3,12    16,81   0,33  ║ 
║  2   12   101   FON   -2,08    32,64  0,41   -2,49    39,03   0,41   -3,00    47,07   0,39  ║ 
║  2   12   102   FON   -2,08    44,53  0,51   -2,49    53,26   0,50   -3,00    64,23   0,49  ║ 
║  2   12   103   FON    1,93     4,10  0,21    2,32     4,93   0,21    2,96     6,30   0,21  ║ 
║  2   12   104   FON    3,64     6,23  0,38    4,37     7,47   0,38    5,43     9,29   0,38  ║ 
║  2   12   105   FON   -2,00    31,31  0,39   -2,39    37,45   0,39   -2,89    45,31   0,37  ║ 
║  2   12   106   FON   -2,00    42,72  0,48   -2,39    51,10   0,48   -2,89    61,83   0,46  ║ 
║  2   12   107   FON   -1,91     6,18  0,32   -2,28     7,39   0,32   -2,77     8,98   0,31  ║ 
║  2   12   108   FON   -1,91    12,12  0,48   -2,28    14,50   0,48   -2,77    17,62   0,46  ║ 
║  2   12   109   FON   -1,91    33,61  0,40   -2,28    40,20   0,40   -2,77    48,84   0,39  ║ 
║  2   12   110   FON   -1,91    33,32  0,47   -2,28    39,86   0,47   -2,77    48,42   0,45  ║ 
║  2   12   111   FON   -1,91    12,12  0,30   -2,28    14,50   0,30   -2,77    17,62   0,29  ║ 
║  2   12   112   FON   -1,91    10,26  0,29   -2,28    12,28   0,29   -2,77    14,92   0,28  ║ 
║  2   12   113   FON   -1,91    68,51  0,58   -2,28    81,95   0,57   -2,77    99,56   0,56  ║ 
║  2   12   114   FON   -1,91     7,12  0,42   -2,28     8,52   0,42   -2,77    10,35   0,41  ║ 
║  2   12   115   FON   -1,91     0,32  0,07   -2,28     0,38   0,07   -2,77     0,46   0,07  ║ 
║  2   12   116   FON   -1,97     0,35  0,22   -2,35     0,42   0,22   -2,85     0,51   0,21  ║ 
║  2   12   117   FON   -1,97    33,10  0,63   -2,35    39,59   0,63   -2,85    47,97   0,61  ║ 
║  2   12   118   FON   -1,86     6,34  0,22   -2,23     7,58   0,22   -2,71     9,23   0,22  ║ 
║  2   12   119   FON   -1,86    11,83  0,27   -2,23    14,15   0,27   -2,71    17,22   0,27  ║ 
║  2   12   120   FON   -1,86    11,83  0,29   -2,23    14,15   0,28   -2,71    17,22   0,28  ║ 
║  2   12   121   FON   -1,86     7,26  0,22   -2,23     8,68   0,22   -2,71    10,57   0,21  ║ 
║  2   12   122   FON   -1,86     8,79  0,24   -2,23    10,52   0,24   -2,71    12,81   0,24  ║ 
║  2   12   123   FON   -1,86    14,80  0,28   -2,23    17,71   0,27   -2,71    21,56   0,27  ║ 
║  2   12   124   FON   -1,86    14,80  0,29   -2,23    17,71   0,29   -2,71    21,56   0,28  ║ 
║  2   12   125   FON   -1,86     7,87  0,27   -2,23     9,42   0,27   -2,71    11,47   0,26  ║ 
║  2   12   126   FON   -1,76     6,00  0,21   -2,11     7,18   0,21   -2,58     8,79   0,21  ║ 
║  2   12   127   FON   -1,76    11,21  0,26   -2,11    13,41   0,25   -2,58    16,40   0,25  ║ 
║  2   12   128   FON   -1,76    11,21  0,25   -2,11    13,41   0,25   -2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2   12   129   FON   -1,76     6,88  0,24   -2,11     8,23   0,24   -2,58    10,07   0,23  ║ 
║  2   12   130   FON   -1,76     6,00  0,21   -2,11     7,18   0,21   -2,58     8,79   0,21  ║ 
║  2   12   131   FON   -1,76    11,21  0,25   -2,11    13,41   0,25   -2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2   12   132   FON   -1,76    11,21  0,25   -2,11    13,41   0,25   -2,58    16,40   0,24  ║ 
║  2   12   133   FON   -1,76     6,88  0,19   -2,11     8,23   0,19   -2,58    10,07   0,19  ║ 
║  2   12   134   FON   -1,74     5,06  0,33   -2,08     6,06   0,33   -2,55     7,42   0,32  ║ 
║  2   12   135   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   136   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   137   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   138   FON   -1,74    10,77  0,25   -2,08    12,89   0,25   -2,55    15,79   0,25  ║ 
║  2   12   139   FON   -1,74    12,17  0,30   -2,08    14,57   0,30   -2,55    17,84   0,29  ║ 
║  2   12   140   FON   -1,74     8,79  0,26   -2,08    10,52   0,26   -2,55    12,89   0,25  ║ 
║  2   12   141   FON   -1,74    12,17  0,27   -2,08    14,57   0,27   -2,55    17,84   0,27  ║ 
║  2   12   142   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  2   12   143   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   144   FON   -1,74     0,29  0,09   -2,08     0,34   0,09   -2,55     0,42   0,09  ║ 
║  2   12   145   FON   -1,74     6,50  0,26   -2,08     7,78   0,26   -2,55     9,52   0,26  ║ 
║  2   12   146   FON   -1,79     8,14  0,50   -2,14     9,74   0,50   -2,61    11,90   0,49  ║ 
║  2   12   147   FON   -1,79     4,52  0,48   -2,14     5,41   0,47   -2,61     6,61   0,46  ║ 
║  2   12   148   FON   -1,79     5,88  0,50   -2,14     7,04   0,50   -2,61     8,60   0,49  ║ 
║  2   12   149   FON   -1,79     2,31  0,38   -2,14     2,76   0,38   -2,61     3,38   0,37  ║ 
║  2   12   150   FON   -1,70     7,27  0,52   -2,04     8,70   0,52   -2,50    10,67   0,51  ║ 
║  2   12   151   FON   -1,70    14,13  0,53   -2,04    16,91   0,53   -2,50    20,76   0,52  ║ 
║  2   12   152   FON   -1,70     2,86  0,40   -2,04     3,43   0,40   -2,50     4,21   0,39  ║ 
║  2   12   153   FON   -1,70     8,27  0,51   -2,04     9,89   0,51   -2,50    12,14   0,50  ║ 
║  2   12   154   FON   -1,70     3,66  0,44   -2,04     4,38   0,44   -2,50     5,37   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1     1   FON    6,76    80,61  0,82    7,50    89,40   0,76    8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    1     2   FON    6,76    80,61  0,82    7,50    89,40   0,76    8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    1     3   FON    7,08    71,69  0,76    8,02    81,24   0,72    9,42    94,50   0,67  ║ 
║  3    1     4   FON    7,08    10,31  0,42    8,02    11,69   0,40    9,42    13,73   0,37  ║ 
║  3    1     5   FON    7,08     4,87  0,30    8,02     5,51   0,28    9,42     6,48   0,26  ║ 
║  3    1     6   FON    7,08     4,78  0,29    8,02     5,42   0,28    9,42     6,36   0,26  ║ 
║  3    1     7   FON    7,08     6,57  0,32    8,02     7,45   0,30    9,42     8,74   0,28  ║ 
║  3    1     8   FON    7,08    79,05  0,81    8,02    89,57   0,76    9,42    98,07   0,72  ║ 
║  3    1     9   FON    7,28    72,43  0,68    8,36    83,12   0,65    9,96    99,03   0,62  ║ 
║  3    1    10   FON    7,28    54,35  0,70    8,36    62,37   0,67    9,96    74,31   0,64  ║ 
║  3    1    11   FON    7,28     7,76  0,31    8,36     8,90   0,30    9,96    10,60   0,28  ║ 
║  3    1    12   FON    7,28    10,94  0,36    8,36    12,56   0,35    9,96    14,96   0,33  ║ 
║  3    1    13   FON    7,28    13,20  0,40    8,36    15,14   0,39    9,96    18,04   0,37  ║ 
║  3    1    14   FON    7,28     7,76  0,30    8,36     8,90   0,28    9,96    10,60   0,27  ║ 
║  3    1    15   FON    7,28    62,88  0,74    8,36    72,15   0,71    9,96    84,90   0,67  ║ 
║  3    1    16   FON    7,28    69,07  0,66    8,36    79,26   0,63    9,96    94,43   0,60  ║ 
║  3    1    17   FON    7,41    69,65  0,70    8,56    80,48   0,68   10,28    96,64   0,65  ║ 
║  3    1    18   FON    7,41    20,58  0,51    8,56    23,79   0,49   10,28    28,56   0,47  ║ 
║  3    1    19   FON    7,40     4,70  0,20    8,56     5,44   0,20   10,27     6,53   0,19  ║ 
║  3    1    20   FON    7,41     8,01  0,31    8,56     9,26   0,30   10,28    11,12   0,28  ║ 
║  3    1    21   FON    7,41     8,90  0,33    8,56    10,29   0,31   10,28    12,36   0,30  ║ 
║  3    1    22   FON    7,41     2,34  0,13    8,56     2,70   0,13   10,28     3,25   0,12  ║ 
║  3    1    23   FON    7,41    20,58  0,52    8,56    23,79   0,50   10,28    28,56   0,48  ║ 
║  3    1    24   FON    7,41    75,34  0,70    8,56    87,06   0,68   10,28   104,53   0,65  ║ 
║  3    1    25   FON    7,50    70,57  0,71    8,72    81,99   0,69   10,53    99,05   0,67  ║ 
║  3    1    26   FON    7,50    20,86  0,52    8,72    24,23   0,51   10,53    29,27   0,49  ║ 
║  3    1    27   FON    7,50    11,27  0,35    8,72    13,10   0,33   10,53    15,82   0,32  ║ 
║  3    1    28   FON    7,50    14,78  0,78    8,72    17,17   0,75   10,53    18,98   0,73  ║ 
║  3    1    29   FON    7,50    30,72  0,61    8,72    35,69   0,59   10,53    43,12   0,57  ║ 
║  3    1    30   FON    7,50    30,72  0,60    8,72    35,69   0,58   10,53    43,12   0,56  ║ 
║  3    1    31   FON    7,50    14,78  0,78    8,72    17,17   0,75   10,53    18,96   0,73  ║ 
║  3    1    32   FON    7,50    13,01  0,38    8,72    15,11   0,37   10,53    18,25   0,35  ║ 
║  3    1    33   FON    7,50    20,86  0,52    8,72    24,23   0,51   10,53    29,27   0,49  ║ 
║  3    1    34   FON    7,50    76,33  0,71    8,72    88,69   0,69   10,53   106,83   0,67  ║ 
║  3    1    35   FON    7,62    73,46  0,72    8,92    85,91   0,70   10,85   102,39   0,68  ║ 
║  3    1    36   FON    7,62    59,87  0,67    8,92    70,02   0,66   10,85    85,18   0,64  ║ 
║  3    1    37   FON    7,62     8,12  0,35    8,92     9,49   0,34   10,85    11,55   0,33  ║ 
║  3    1    38   FON    7,62     6,09  0,36    8,92     7,12   0,35   10,85     8,66   0,34  ║ 
║  3    1    39   FON    7,62     8,12  0,43    8,92     9,49   0,42   10,85    11,55   0,40  ║ 
║  3    1    40   FON    7,62     7,08  0,31    8,92     8,28   0,30   10,85    10,07   0,29  ║ 
║  3    1    41   FON    7,62    60,47  0,68    8,92    70,71   0,66   10,85    86,03   0,64  ║ 
║  3    1    42   FON    7,62    76,98  0,70    8,92    90,02   0,68   10,85   109,52   0,67  ║ 
║  3    1    43   FON    7,83    75,44  0,87    9,25    87,11   0,85   11,39    87,11   0,84  ║ 
║  3    1    44   FON    7,83     4,39  0,37    9,25     5,19   0,36   11,39     6,38   0,36  ║ 
║  3    1    45   FON    7,83    78,45  0,90    9,25    87,07   0,89   11,39    87,07   0,87  ║ 
║  3    1    46   FON    8,15   103,37  0,99    9,78   104,07   0,99   12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3    1    47   FON    8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    1    48   FON    8,15     7,57  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    1    49   FON    8,15   102,14  1,00    9,78   102,14   1,00   12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3    1    50   FON    0,08     0,57  0,01    0,14     0,95   0,01    0,22     1,52   0,02  ║ 
║  3    1    51   FON   -0,09     0,60  0,01   -0,14     0,97   0,01   -0,23     1,55   0,02  ║ 
║  3    1    52   FON    0,26     0,09  0,01    0,43     0,15   0,01    0,68     0,24   0,01  ║ 
║  3    1    53   FON   -0,27     0,10  0,01   -0,44     0,16   0,01   -0,70     0,25   0,01  ║ 
║  3    1    54   FON    7,28     4,92  0,60    8,36     5,65   0,57    9,96     6,73   0,55  ║ 
║  3    1    55   FON    7,83     9,44  0,39    9,25    11,16   0,38   11,39    13,73   0,38  ║ 
║  3    1    56   FON    7,83     3,56  0,45    9,25     4,21   0,45   11,38     5,18   0,44  ║ 
║  3    1    57   FON    0,59     0,62  0,04    0,97     1,02   0,06    1,54     1,62   0,07  ║ 
║  3    1    58   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,01    1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    59   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,00    1,55     0,04   0,00  ║ 
║  3    1    60   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,01    1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    61   FON    0,59     1,35  0,04    0,97     2,22   0,06    1,55     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    62   FON    0,59     1,35  0,04    0,97     2,22   0,06    1,55     3,54   0,07  ║ 
║  3    1    63   FON    0,59     1,35  0,04    0,97     2,22   0,06    1,55     3,54   0,07  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    1    64   FON    0,59     1,35  0,04    0,97     2,22   0,06    1,55     3,54   0,08  ║ 
║  3    1    65   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,00    1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    66   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,00    1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    1    67   FON    0,59     0,02  0,00    0,97     0,03   0,00    1,55     0,04   0,00  ║ 
║  3    1    68   FON    0,59     0,80  0,07    0,97     1,31   0,10    1,55     2,09   0,13  ║ 
║  3    1    69   FON    0,55     0,63  0,03    0,91     1,03   0,04    1,45     1,64   0,05  ║ 
║  3    1    70   FON    0,55     1,35  0,04    0,91     2,22   0,05    1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    1    71   FON    0,55     1,35  0,04    0,91     2,22   0,05    1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    1    72   FON    0,55     0,67  0,03    0,91     1,09   0,04    1,45     1,74   0,05  ║ 
║  3    1    73   FON    0,55     0,59  0,03    0,91     0,96   0,03    1,45     1,54   0,04  ║ 
║  3    1    74   FON    0,55     1,35  0,04    0,91     2,22   0,05    1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    1    75   FON    0,55     1,35  0,04    0,91     2,22   0,05    1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    1    76   FON    0,55     0,71  0,03    0,91     1,16   0,04    1,45     1,85   0,05  ║ 
║  3    1    77   FON    0,35     0,43  0,02    0,58     0,70   0,02    0,93     1,12   0,03  ║ 
║  3    1    78   FON    0,35     0,87  0,02    0,58     1,43   0,03    0,93     2,28   0,04  ║ 
║  3    1    79   FON    0,35     0,87  0,03    0,58     1,43   0,03    0,93     2,28   0,04  ║ 
║  3    1    80   FON    0,35     0,40  0,02    0,58     0,66   0,02    0,93     1,06   0,03  ║ 
║  3    1    81   FON    0,35     0,59  0,02    0,58     0,97   0,02    0,93     1,54   0,03  ║ 
║  3    1    82   FON    0,35     1,16  0,02    0,58     1,91   0,03    0,93     3,05   0,04  ║ 
║  3    1    83   FON    0,35     0,38  0,02    0,58     0,62   0,02    0,93     0,99   0,03  ║ 
║  3    1    84   FON    0,26     0,28  0,02    0,43     0,45   0,02    0,68     0,73   0,03  ║ 
║  3    1    85   FON    0,26     0,64  0,02    0,43     1,05   0,03    0,68     1,67   0,04  ║ 
║  3    1    86   FON    0,26     2,14  0,03    0,43     3,52   0,04    0,68     5,62   0,06  ║ 
║  3    1    87   FON    0,26     1,27  0,03    0,43     2,09   0,04    0,68     3,34   0,05  ║ 
║  3    1    88   FON    0,26     0,64  0,02    0,43     1,05   0,03    0,68     1,67   0,03  ║ 
║  3    1    89   FON    0,26     2,42  0,03    0,43     3,98   0,04    0,68     6,35   0,05  ║ 
║  3    1    90   FON    0,35     1,31  0,03    0,58     2,15   0,04    0,93     3,43   0,05  ║ 
║  3    1    91   FON    0,26     0,68  0,02    0,43     1,12   0,03    0,68     1,78   0,03  ║ 
║  3    1    92   FON    0,26     0,51  0,02    0,43     0,84   0,02    0,68     1,34   0,03  ║ 
║  3    1    93   FON    0,08     0,61  0,01    0,14     1,01   0,01    0,22     1,62   0,02  ║ 
║  3    1    94   FON    0,08     0,05  0,00    0,14     0,08   0,00    0,22     0,12   0,00  ║ 
║  3    1    95   FON    7,04     4,01  0,25    8,29     4,72   0,25   10,15     5,78   0,24  ║ 
║  3    1    96   FON    6,85     2,94  0,22    8,06     3,46   0,21    9,87     4,23   0,21  ║ 
║  3    1    97   FON   -0,09     0,64  0,01   -0,14     1,04   0,01   -0,23     1,66   0,02  ║ 
║  3    1    98   FON   -0,09     0,05  0,00   -0,14     0,08   0,00   -0,23     0,13   0,00  ║ 
║  3    1    99   FON   -0,27     0,27  0,02   -0,44     0,44   0,02   -0,70     0,70   0,03  ║ 
║  3    1   100   FON   -0,27     0,66  0,02   -0,44     1,08   0,03   -0,70     1,72   0,04  ║ 
║  3    1   101   FON   -0,27     2,23  0,03   -0,44     3,65   0,04   -0,70     5,82   0,06  ║ 
║  3    1   102   FON   -0,27     1,31  0,03   -0,44     2,15   0,04   -0,70     3,43   0,05  ║ 
║  3    1   103   FON   -0,27     0,66  0,02   -0,44     1,08   0,03   -0,70     1,72   0,03  ║ 
║  3    1   104   FON   -0,27     2,46  0,03   -0,44     4,03   0,04   -0,70     6,41   0,05  ║ 
║  3    1   105   FON   -0,27     0,28  0,01   -0,44     0,47   0,01   -0,70     0,74   0,02  ║ 
║  3    1   106   FON    7,83    10,59  0,32    9,25    12,51   0,31   11,39    15,40   0,31  ║ 
║  3    1   107   FON   -0,36     0,38  0,02   -0,59     0,63   0,02   -0,94     1,00   0,03  ║ 
║  3    1   108   FON   -0,36     0,88  0,02   -0,59     1,45   0,03   -0,94     2,31   0,04  ║ 
║  3    1   109   FON   -0,36     0,88  0,03   -0,59     1,45   0,04   -0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    1   110   FON   -0,36     0,46  0,02   -0,59     0,76   0,02   -0,94     1,20   0,03  ║ 
║  3    1   111   FON   -0,36     0,60  0,02   -0,59     0,98   0,03   -0,94     1,56   0,03  ║ 
║  3    1   112   FON   -0,36     1,18  0,03   -0,59     1,93   0,04   -0,94     3,08   0,05  ║ 
║  3    1   113   FON   -0,36     0,29  0,01   -0,59     0,47   0,02   -0,94     0,75   0,02  ║ 
║  3    1   114   FON   -0,36     1,21  0,03   -0,59     1,98   0,04   -0,94     3,16   0,05  ║ 
║  3    1   115   FON   -0,56     0,59  0,03   -0,91     0,97   0,03   -1,46     1,55   0,04  ║ 
║  3    1   116   FON   -0,56     1,37  0,04   -0,91     2,24   0,05   -1,46     3,58   0,07  ║ 
║  3    1   117   FON   -0,56     1,37  0,04   -0,91     2,24   0,05   -1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    1   118   FON   -0,56     0,71  0,03   -0,91     1,17   0,04   -1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    1   119   FON   -0,56     0,59  0,03   -0,91     0,97   0,03   -1,46     1,55   0,04  ║ 
║  3    1   120   FON   -0,56     1,37  0,04   -0,91     2,24   0,05   -1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    1   121   FON   -0,56     1,37  0,04   -0,91     2,24   0,05   -1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    1   122   FON   -0,56     0,71  0,03   -0,91     1,17   0,04   -1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    1   123   FON   -0,60     0,52  0,05   -0,99     0,86   0,06   -1,58     1,36   0,08  ║ 
║  3    1   124   FON   -0,60     0,02  0,00   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   125   FON   -0,60     0,02  0,01   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   126   FON   -0,60     0,02  0,00   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   127   FON   -0,60     1,43  0,04   -0,99     2,35   0,06   -1,58     3,75   0,07  ║ 
║  3    1   128   FON   -0,60     1,68  0,05   -0,99     2,76   0,07   -1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    1   129   FON   -0,60     1,09  0,04   -0,99     1,80   0,05   -1,58     2,86   0,07  ║ 
║  3    1   130   FON   -0,60     1,68  0,05   -0,99     2,76   0,06   -1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    1   131   FON   -0,60     0,02  0,00   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   132   FON   -0,60     0,02  0,01   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   133   FON   -0,60     0,02  0,00   -0,99     0,03   0,01   -1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    1   134   FON   -0,60     0,73  0,05   -0,99     1,20   0,07   -1,58     1,91   0,09  ║ 
║  3    1   135   FON   -0,27     0,66  0,04   -0,44     1,08   0,06   -0,70     1,72   0,07  ║ 
║  3    1   136   FON    6,87    81,96  0,84    7,62    90,87   0,77    8,82    97,78   0,72  ║ 
║  3    2     2   FON    6,87    81,96  0,84    7,62    90,87   0,77    8,82    97,78   0,72  ║ 
║  3    2     3   FON    7,17    72,57  0,77    8,12    82,20   0,72    9,60    94,50   0,69  ║ 
║  3    2     4   FON    7,17    10,44  0,43    8,12    11,83   0,40    9,60    13,99   0,38  ║ 
║  3    2     5   FON    7,17     4,93  0,30    8,12     5,58   0,28    9,60     6,60   0,27  ║ 
║  3    2     6   FON    7,17     4,84  0,30    8,12     5,48   0,28    9,60     6,48   0,26  ║ 
║  3    2     7   FON    7,17     6,65  0,32    8,12     7,53   0,30    9,60     8,91   0,29  ║ 
║  3    2     8   FON    7,17    80,02  0,82    8,12    90,63   0,77    9,60    98,07   0,73  ║ 
║  3    2     9   FON    7,35    73,13  0,69    8,44    83,88   0,66   10,10   100,48   0,63  ║ 
║  3    2    10   FON    7,35    54,88  0,71    8,44    62,94   0,68   10,10    75,40   0,65  ║ 
║  3    2    11   FON    7,35     7,83  0,31    8,44     8,98   0,30   10,10    10,76   0,29  ║ 
║  3    2    12   FON    7,35    11,05  0,37    8,44    12,67   0,35   10,10    15,18   0,34  ║ 
║  3    2    13   FON    7,35    13,32  0,41    8,44    15,28   0,39   10,10    18,31   0,37  ║ 
║  3    2    14   FON    7,35     7,83  0,30    8,44     8,98   0,29   10,10    10,76   0,27  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    2    15   FON    7,35    63,49  0,75    8,44    72,82   0,71   10,10    84,90   0,68  ║ 
║  3    2    16   FON    7,35    69,74  0,67    8,44    79,99   0,64   10,10    95,82   0,61  ║ 
║  3    2    17   FON    7,47    70,22  0,71    8,62    81,10   0,68   10,40    97,82   0,66  ║ 
║  3    2    18   FON    7,47    20,75  0,51    8,62    23,97   0,49   10,40    28,91   0,47  ║ 
║  3    2    19   FON    7,46     4,74  0,21    8,62     5,48   0,20   10,40     6,61   0,19  ║ 
║  3    2    20   FON    7,47     8,08  0,31    8,63     9,33   0,30   10,41    11,26   0,29  ║ 
║  3    2    21   FON    7,47     8,98  0,33    8,63    10,37   0,32   10,41    12,51   0,30  ║ 
║  3    2    22   FON    7,47     2,36  0,13    8,62     2,72   0,13   10,40     3,29   0,12  ║ 
║  3    2    23   FON    7,47    20,75  0,52    8,62    23,97   0,50   10,40    28,91   0,48  ║ 
║  3    2    24   FON    7,47    75,95  0,71    8,62    87,73   0,68   10,40   105,81   0,66  ║ 
║  3    2    25   FON    7,56    71,06  0,72    8,78    82,53   0,69   10,64    99,05   0,67  ║ 
║  3    2    26   FON    7,56    21,00  0,53    8,78    24,39   0,51   10,64    29,58   0,50  ║ 
║  3    2    27   FON    7,56    11,35  0,35    8,78    13,18   0,34   10,64    15,99   0,33  ║ 
║  3    2    28   FON    7,56    14,88  0,78    8,78    17,28   0,76   10,64    18,98   0,74  ║ 
║  3    2    29   FON    7,56    30,93  0,62    8,78    35,93   0,60   10,64    43,56   0,58  ║ 
║  3    2    30   FON    7,56    30,93  0,60    8,78    35,93   0,58   10,64    43,56   0,57  ║ 
║  3    2    31   FON    7,56    14,88  0,78    8,78    17,28   0,76   10,64    18,96   0,74  ║ 
║  3    2    32   FON    7,56    13,10  0,38    8,78    15,21   0,37   10,64    18,44   0,36  ║ 
║  3    2    33   FON    7,56    21,00  0,53    8,78    24,39   0,51   10,64    29,58   0,49  ║ 
║  3    2    34   FON    7,56    76,87  0,72    8,78    89,27   0,70   10,64   106,83   0,68  ║ 
║  3    2    35   FON    7,67    73,87  0,72    8,96    86,36   0,70   10,94   102,39   0,69  ║ 
║  3    2    36   FON    7,67    60,21  0,68    8,96    70,38   0,66   10,94    85,88   0,64  ║ 
║  3    2    37   FON    7,67     8,16  0,35    8,96     9,54   0,34   10,94    11,64   0,33  ║ 
║  3    2    38   FON    7,67     6,12  0,36    8,96     7,15   0,35   10,94     8,73   0,34  ║ 
║  3    2    39   FON    7,67     8,16  0,43    8,96     9,54   0,42   10,94    11,64   0,41  ║ 
║  3    2    40   FON    7,67     7,12  0,31    8,96     8,32   0,30   10,94    10,15   0,29  ║ 
║  3    2    41   FON    7,67    60,80  0,68    8,96    71,08   0,66   10,94    86,74   0,65  ║ 
║  3    2    42   FON    7,67    77,41  0,71    8,96    90,49   0,69   10,94   109,73   0,67  ║ 
║  3    2    43   FON    7,86    75,70  0,87    9,28    87,11   0,86   11,44    87,11   0,84  ║ 
║  3    2    44   FON    7,86     4,40  0,37    9,28     5,20   0,36   11,44     6,41   0,36  ║ 
║  3    2    45   FON    7,86    78,71  0,90    9,28    87,07   0,89   11,44    87,07   0,88  ║ 
║  3    2    46   FON    8,15   103,37  0,99    9,78   104,07   0,99   12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3    2    47   FON    8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    2    48   FON    8,15     7,57  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    2    49   FON    8,15   102,14  1,00    9,78   102,14   1,00   12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3    2    50   FON    6,06    41,37  0,69    6,90    47,16   0,65    8,01    54,72   0,61  ║ 
║  3    2    51   FON    5,90    40,30  0,66    6,64    45,35   0,62    7,59    51,85   0,57  ║ 
║  3    2    52   FON    6,22     2,24  0,15    7,18     2,58   0,14    8,44     3,03   0,14  ║ 
║  3    2    53   FON    5,73     2,06  0,14    6,36     2,29   0,13    7,15     2,57   0,12  ║ 
║  3    2    54   FON    7,35     4,97  0,61    8,44     5,70   0,58   10,10     6,83   0,56  ║ 
║  3    2    55   FON    7,86     9,48  0,39    9,28    11,20   0,38   11,44    13,80   0,38  ║ 
║  3    2    56   FON    7,85     3,57  0,46    9,28     4,22   0,45   11,43     5,20   0,44  ║ 
║  3    2    57   FON    6,52     6,86  0,45    7,69     8,09   0,44    9,25     9,73   0,42  ║ 
║  3    2    58   FON    6,52     0,19  0,05    7,69     0,22   0,04    9,25     0,27   0,04  ║ 
║  3    2    59   FON    6,52     0,19  0,03    7,69     0,22   0,03    9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    2    60   FON    6,52     0,19  0,05    7,69     0,22   0,04    9,25     0,27   0,04  ║ 
║  3    2    61   FON    6,52    14,94  0,47    7,69    17,61   0,46    9,25    21,19   0,45  ║ 
║  3    2    62   FON    6,52    14,94  0,44    7,69    17,61   0,44    9,25    21,19   0,42  ║ 
║  3    2    63   FON    6,52    14,94  0,45    7,69    17,61   0,44    9,25    21,19   0,42  ║ 
║  3    2    64   FON    6,52    14,94  0,49    7,69    17,61   0,48    9,25    21,19   0,46  ║ 
║  3    2    65   FON    6,52     0,19  0,03    7,69     0,22   0,03    9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    2    66   FON    6,52     0,19  0,03    7,69     0,22   0,03    9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    2    67   FON    6,52     0,19  0,03    7,69     0,22   0,03    9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    2    68   FON    6,52     8,82  0,81    7,69    10,40   0,80    9,25    10,82   0,77  ║ 
║  3    2    69   FON    6,49     7,36  0,31    7,63     8,66   0,30    9,16    10,39   0,29  ║ 
║  3    2    70   FON    6,49    15,91  0,43    7,63    18,72   0,43    9,16    22,46   0,41  ║ 
║  3    2    71   FON    6,49    15,91  0,43    7,63    18,72   0,42    9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    2    72   FON    6,49     7,82  0,34    7,63     9,20   0,33    9,16    11,04   0,32  ║ 
║  3    2    73   FON    6,49     6,90  0,30    7,63     8,12   0,29    9,16     9,75   0,28  ║ 
║  3    2    74   FON    6,49    15,91  0,43    7,63    18,72   0,42    9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    2    75   FON    6,49    15,91  0,42    7,63    18,72   0,42    9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    2    76   FON    6,49     8,29  0,33    7,63     9,76   0,32    9,16    11,71   0,31  ║ 
║  3    2    77   FON    6,31     7,61  0,31    7,32     8,83   0,30    8,67    10,46   0,28  ║ 
║  3    2    78   FON    6,31    15,47  0,44    7,32    17,97   0,43    8,67    21,28   0,41  ║ 
║  3    2    79   FON    6,31    15,47  0,45    7,32    17,97   0,44    8,67    21,28   0,41  ║ 
║  3    2    80   FON    6,31     7,15  0,27    7,32     8,31   0,26    8,67     9,84   0,24  ║ 
║  3    2    81   FON    6,31    10,44  0,30    7,32    12,13   0,29    8,67    14,36   0,27  ║ 
║  3    2    82   FON    6,31    20,63  0,43    7,32    23,97   0,42    8,67    28,39   0,40  ║ 
║  3    2    83   FON    6,31     6,71  0,27    7,32     7,80   0,27    8,67     9,23   0,25  ║ 
║  3    2    84   FON    6,22     6,62  0,40    7,18     7,64   0,38    8,44     8,99   0,36  ║ 
║  3    2    85   FON    6,22    15,25  0,57    7,18    17,60   0,55    8,44    20,70   0,52  ║ 
║  3    2    86   FON    6,22    51,25  0,76    7,18    59,16   0,74    8,44    67,03   0,69  ║ 
║  3    2    87   FON    6,22    30,53  0,68    7,18    35,23   0,66    8,44    41,44   0,62  ║ 
║  3    2    88   FON    6,22    15,25  0,46    7,18    17,60   0,44    8,44    20,70   0,41  ║ 
║  3    2    89   FON    6,22    58,00  0,71    7,18    66,94   0,68    8,44    78,73   0,64  ║ 
║  3    2    90   FON    6,31    23,23  0,49    7,32    26,98   0,48    8,67    31,95   0,45  ║ 
║  3    2    91   FON    6,22    16,26  0,45    7,18    18,77   0,43    8,44    22,08   0,41  ║ 
║  3    2    92   FON    6,22    12,25  0,43    7,18    14,13   0,41    8,44    16,62   0,39  ║ 
║  3    2    93   FON    6,06    44,24  0,66    6,90    50,43   0,63    8,01    58,51   0,58  ║ 
║  3    2    94   FON    6,06     3,40  0,19    6,90     3,87   0,18    8,01     4,49   0,17  ║ 
║  3    2    95   FON    9,55     5,44  0,34   11,12     6,34   0,33   13,44     7,66   0,32  ║ 
║  3    2    96   FON    4,09     1,76  0,13    4,94     2,12   0,13    6,30     2,70   0,13  ║ 
║  3    2    97   FON    5,90    43,09  0,64    6,64    48,49   0,60    7,59    55,45   0,55  ║ 
║  3    2    98   FON    5,90     3,31  0,18    6,64     3,72   0,17    7,59     4,26   0,16  ║ 
║  3    2    99   FON    5,73     5,71  0,36    6,36     6,33   0,33    7,15     7,12   0,30  ║ 
║  3    2   100   FON    5,73    14,06  0,52    6,36    15,59   0,48    7,15    17,54   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    2   101   FON    5,73    47,71  0,70    6,36    52,90   0,65    7,15    59,49   0,58  ║ 
║  3    2   102   FON    5,73    28,15  0,64    6,36    31,21   0,59    7,15    35,10   0,53  ║ 
║  3    2   103   FON    5,73    14,06  0,40    6,36    15,59   0,37    7,15    17,54   0,34  ║ 
║  3    2   104   FON    5,73    52,59  0,60    6,36    58,32   0,55    7,15    65,58   0,50  ║ 
║  3    2   105   FON    5,73     6,10  0,22    6,36     6,77   0,20    7,15     7,61   0,18  ║ 
║  3    2   106   FON    7,86    10,62  0,32    9,28    12,55   0,31   11,44    15,47   0,31  ║ 
║  3    2   107   FON    5,65     6,01  0,26    6,21     6,61   0,23    6,92     7,37   0,21  ║ 
║  3    2   108   FON    5,65    13,85  0,39    6,21    15,24   0,36    6,92    16,98   0,32  ║ 
║  3    2   109   FON    5,65    13,85  0,41    6,21    15,24   0,38    6,92    16,98   0,34  ║ 
║  3    2   110   FON    5,65     7,22  0,25    6,21     7,95   0,23    6,92     8,85   0,21  ║ 
║  3    2   111   FON    5,65     9,35  0,31    6,21    10,29   0,29    6,92    11,46   0,26  ║ 
║  3    2   112   FON    5,65    18,48  0,41    6,21    20,34   0,38    6,92    22,65   0,34  ║ 
║  3    2   113   FON    5,65     4,51  0,20    6,21     4,96   0,18    6,92     5,53   0,16  ║ 
║  3    2   114   FON    5,65    18,95  0,42    6,21    20,85   0,39    6,92    23,22   0,34  ║ 
║  3    2   115   FON    5,47     5,82  0,25    5,91     6,29   0,22    6,44     6,86   0,19  ║ 
║  3    2   116   FON    5,47    13,41  0,37    5,91    14,49   0,33    6,44    15,79   0,29  ║ 
║  3    2   117   FON    5,47    13,41  0,36    5,91    14,49   0,32    6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    2   118   FON    5,47     6,99  0,30    5,91     7,55   0,27    6,44     8,23   0,23  ║ 
║  3    2   119   FON    5,47     5,82  0,25    5,91     6,29   0,23    6,44     6,86   0,20  ║ 
║  3    2   120   FON    5,47    13,41  0,36    5,91    14,49   0,33    6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    2   121   FON    5,47    13,41  0,36    5,91    14,49   0,32    6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    2   122   FON    5,47     6,99  0,28    5,91     7,55   0,25    6,44     8,23   0,22  ║ 
║  3    2   123   FON    5,42     4,68  0,41    5,83     5,03   0,37    6,32     5,45   0,32  ║ 
║  3    2   124   FON    5,42     0,16  0,04    5,83     0,17   0,04    6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   125   FON    5,42     0,16  0,05    5,83     0,17   0,05    6,32     0,18   0,04  ║ 
║  3    2   126   FON    5,42     0,16  0,04    5,83     0,17   0,03    6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   127   FON    5,42    12,86  0,38    5,83    13,84   0,34    6,32    15,00   0,29  ║ 
║  3    2   128   FON    5,42    15,08  0,44    5,83    16,22   0,39    6,32    17,58   0,34  ║ 
║  3    2   129   FON    5,42     9,83  0,34    5,83    10,57   0,31    6,32    11,46   0,27  ║ 
║  3    2   130   FON    5,42    15,08  0,42    5,83    16,22   0,37    6,32    17,58   0,32  ║ 
║  3    2   131   FON    5,42     0,16  0,04    5,83     0,17   0,04    6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   132   FON    5,42     0,16  0,05    5,83     0,17   0,05    6,32     0,18   0,04  ║ 
║  3    2   133   FON    5,42     0,16  0,04    5,83     0,17   0,04    6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    2   134   FON    5,42     6,54  0,48    5,83     7,04   0,43    6,32     7,63   0,37  ║ 
║  3    2   135   FON    5,73    14,06  0,89    6,36    15,59   0,82    7,15    15,75   0,74  ║ 
║  3    2   136   FON    2,57    30,62  0,31    3,08    36,77   0,31    3,67    43,72   0,30  ║ 
║  3    3     2   FON    2,57    30,62  0,31    3,08    36,77   0,31    3,67    43,72   0,30  ║ 
║  3    3     3   FON    2,63    26,68  0,28    3,16    31,98   0,28    3,78    38,24   0,27  ║ 
║  3    3     4   FON    2,63     3,84  0,16    3,16     4,60   0,16    3,78     5,50   0,15  ║ 
║  3    3     5   FON    2,63     1,81  0,11    3,16     2,17   0,11    3,78     2,60   0,11  ║ 
║  3    3     6   FON    2,63     1,78  0,11    3,16     2,13   0,11    3,78     2,55   0,10  ║ 
║  3    3     7   FON    2,63     2,45  0,12    3,16     2,93   0,12    3,78     3,50   0,11  ║ 
║  3    3     8   FON    2,63    29,42  0,30    3,16    35,27   0,30    3,78    42,16   0,29  ║ 
║  3    3     9   FON    2,68    26,62  0,25    3,21    31,89   0,25    3,85    38,24   0,24  ║ 
║  3    3    10   FON    2,68    19,98  0,26    3,21    23,93   0,26    3,85    28,70   0,25  ║ 
║  3    3    11   FON    2,68     2,85  0,11    3,21     3,41   0,11    3,85     4,09   0,11  ║ 
║  3    3    12   FON    2,68     4,02  0,13    3,21     4,82   0,13    3,85     5,78   0,13  ║ 
║  3    3    13   FON    2,68     4,85  0,15    3,21     5,81   0,15    3,85     6,97   0,14  ║ 
║  3    3    14   FON    2,68     2,85  0,11    3,21     3,41   0,11    3,85     4,09   0,10  ║ 
║  3    3    15   FON    2,68    23,11  0,27    3,21    27,68   0,27    3,85    33,20   0,26  ║ 
║  3    3    16   FON    2,68    25,39  0,24    3,21    30,41   0,24    3,85    36,47   0,23  ║ 
║  3    3    17   FON    2,70    25,42  0,26    3,24    30,43   0,26    3,89    36,56   0,25  ║ 
║  3    3    18   FON    2,70     7,51  0,19    3,24     8,99   0,18    3,89    10,80   0,18  ║ 
║  3    3    19   FON    2,70     1,72  0,07    3,23     2,06   0,07    3,89     2,47   0,07  ║ 
║  3    3    20   FON    2,70     2,92  0,11    3,24     3,50   0,11    3,89     4,21   0,11  ║ 
║  3    3    21   FON    2,70     3,25  0,12    3,24     3,89   0,12    3,89     4,67   0,11  ║ 
║  3    3    22   FON    2,70     0,85  0,05    3,24     1,02   0,05    3,89     1,23   0,05  ║ 
║  3    3    23   FON    2,70     7,51  0,19    3,24     8,99   0,19    3,89    10,80   0,18  ║ 
║  3    3    24   FON    2,70    27,50  0,26    3,24    32,91   0,26    3,89    39,54   0,25  ║ 
║  3    3    25   FON    2,72    25,61  0,26    3,26    30,64   0,26    3,92    36,87   0,25  ║ 
║  3    3    26   FON    2,72     7,57  0,19    3,26     9,06   0,19    3,92    10,90   0,18  ║ 
║  3    3    27   FON    2,72     4,09  0,13    3,26     4,90   0,13    3,92     5,89   0,12  ║ 
║  3    3    28   FON    2,72     5,36  0,28    3,26     6,42   0,28    3,92     7,72   0,27  ║ 
║  3    3    29   FON    2,72    11,15  0,22    3,26    13,34   0,22    3,92    16,05   0,21  ║ 
║  3    3    30   FON    2,72    11,15  0,22    3,26    13,34   0,22    3,92    16,05   0,21  ║ 
║  3    3    31   FON    2,72     5,36  0,28    3,26     6,42   0,28    3,92     7,72   0,27  ║ 
║  3    3    32   FON    2,72     4,72  0,14    3,26     5,65   0,14    3,92     6,80   0,13  ║ 
║  3    3    33   FON    2,72     7,57  0,19    3,26     9,06   0,19    3,92    10,90   0,18  ║ 
║  3    3    34   FON    2,72    27,70  0,26    3,26    33,15   0,26    3,92    39,88   0,25  ║ 
║  3    3    35   FON    2,75    26,48  0,26    3,29    31,67   0,26    3,96    38,17   0,25  ║ 
║  3    3    36   FON    2,75    21,58  0,24    3,29    25,81   0,24    3,96    31,11   0,23  ║ 
║  3    3    37   FON    2,75     2,93  0,12    3,29     3,50   0,12    3,96     4,22   0,12  ║ 
║  3    3    38   FON    2,75     2,19  0,13    3,29     2,62   0,13    3,96     3,16   0,12  ║ 
║  3    3    39   FON    2,75     2,93  0,15    3,29     3,50   0,15    3,96     4,22   0,15  ║ 
║  3    3    40   FON    2,75     2,55  0,11    3,29     3,05   0,11    3,96     3,68   0,11  ║ 
║  3    3    41   FON    2,75    21,80  0,24    3,29    26,07   0,24    3,96    31,42   0,24  ║ 
║  3    3    42   FON    2,75    27,75  0,25    3,29    33,19   0,25    3,96    40,00   0,24  ║ 
║  3    3    43   FON    2,79    26,90  0,31    3,34    32,14   0,31    4,03    38,85   0,30  ║ 
║  3    3    44   FON    2,79     1,57  0,13    3,34     1,87   0,13    4,03     2,26   0,13  ║ 
║  3    3    45   FON    2,79    27,97  0,32    3,34    33,42   0,32    4,03    40,40   0,31  ║ 
║  3    3    46   FON    2,86    36,26  0,35    3,41    43,27   0,35    4,14    52,53   0,34  ║ 
║  3    3    47   FON    2,86     1,60  0,12    3,41     1,91   0,11    4,14     2,32   0,11  ║ 
║  3    3    48   FON    2,86     2,65  0,15    3,41     3,17   0,15    4,14     3,84   0,14  ║ 
║  3    3    49   FON    2,86    35,82  0,35    3,41    42,75   0,35    4,14    51,91   0,34  ║ 
║  3    3    50   FON    6,50    44,38  0,74    7,79    53,22   0,74    9,75    60,19   0,74  ║ 
║  3    3    51   FON    6,46    44,13  0,72    7,75    52,94   0,72    9,70    60,89   0,73  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    3    52   FON    6,53     2,35  0,16    7,83     2,82   0,16    9,81     3,53   0,16  ║ 
║  3    3    53   FON    6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    3    54   FON    2,68     1,81  0,22    3,21     2,17   0,22    3,85     2,60   0,21  ║ 
║  3    3    55   FON    2,79     3,37  0,14    3,34     4,02   0,14    4,03     4,86   0,13  ║ 
║  3    3    56   FON    2,79     1,27  0,16    3,33     1,52   0,16    4,03     1,83   0,16  ║ 
║  3    3    57   FON    6,60     6,95  0,45    7,91     8,32   0,45    9,93    10,44   0,45  ║ 
║  3    3    58   FON    6,60     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,93     0,29   0,05  ║ 
║  3    3    59   FON    6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    60   FON    6,60     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,93     0,29   0,05  ║ 
║  3    3    61   FON    6,60    15,12  0,48    7,91    18,12   0,48    9,93    22,74   0,48  ║ 
║  3    3    62   FON    6,60    15,12  0,45    7,91    18,12   0,45    9,93    22,74   0,45  ║ 
║  3    3    63   FON    6,60    15,12  0,45    7,91    18,12   0,45    9,93    22,74   0,45  ║ 
║  3    3    64   FON    6,60    15,12  0,49    7,91    18,12   0,49    9,93    22,74   0,49  ║ 
║  3    3    65   FON    6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    66   FON    6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    67   FON    6,60     0,19  0,03    7,91     0,23   0,03    9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    3    68   FON    6,60     8,93  0,82    7,91    10,70   0,82    9,93    10,82   0,83  ║ 
║  3    3    69   FON    6,59     7,48  0,31    7,90     8,97   0,31    9,91    11,25   0,31  ║ 
║  3    3    70   FON    6,59    16,17  0,44    7,90    19,38   0,44    9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    3    71   FON    6,59    16,17  0,44    7,90    19,38   0,44    9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    3    72   FON    6,59     7,95  0,35    7,90     9,53   0,35    9,91    11,96   0,35  ║ 
║  3    3    73   FON    6,59     7,02  0,31    7,90     8,41   0,30    9,91    10,55   0,31  ║ 
║  3    3    74   FON    6,59    16,17  0,44    7,90    19,38   0,44    9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    3    75   FON    6,59    16,17  0,43    7,90    19,38   0,43    9,91    24,32   0,43  ║ 
║  3    3    76   FON    6,59     8,43  0,33    7,90    10,10   0,33    9,91    12,68   0,33  ║ 
║  3    3    77   FON    6,55     7,90  0,32    7,85     9,47   0,32    9,85    11,88   0,32  ║ 
║  3    3    78   FON    6,55    16,07  0,46    7,85    19,27   0,46    9,85    24,15   0,46  ║ 
║  3    3    79   FON    6,55    16,07  0,47    7,85    19,27   0,47    9,85    24,15   0,47  ║ 
║  3    3    80   FON    6,55     7,44  0,28    7,85     8,91   0,28    9,85    11,17   0,28  ║ 
║  3    3    81   FON    6,55    10,85  0,31    7,85    13,00   0,31    9,85    16,30   0,31  ║ 
║  3    3    82   FON    6,55    21,45  0,45    7,85    25,70   0,45    9,85    32,23   0,45  ║ 
║  3    3    83   FON    6,55     6,98  0,28    7,85     8,36   0,28    9,85    10,48   0,29  ║ 
║  3    3    84   FON    6,53     6,95  0,42    7,83     8,34   0,42    9,81    10,45   0,42  ║ 
║  3    3    85   FON    6,53    16,02  0,60    7,83    19,21   0,60    9,81    24,07   0,60  ║ 
║  3    3    86   FON    6,53    53,85  0,80    7,83    64,56   0,80    9,81    67,03   0,80  ║ 
║  3    3    87   FON    6,53    32,07  0,72    7,83    38,45   0,72    9,81    44,68   0,72  ║ 
║  3    3    88   FON    6,53    16,02  0,48    7,83    19,21   0,48    9,81    24,07   0,48  ║ 
║  3    3    89   FON    6,53    60,94  0,74    7,83    73,06   0,74    9,81    81,81   0,75  ║ 
║  3    3    90   FON    6,55    24,14  0,51    7,85    28,94   0,51    9,85    36,28   0,51  ║ 
║  3    3    91   FON    6,53    17,09  0,47    7,83    20,49   0,47    9,81    25,67   0,47  ║ 
║  3    3    92   FON    6,53    12,87  0,45    7,83    15,43   0,45    9,81    19,33   0,45  ║ 
║  3    3    93   FON    6,50    47,45  0,71    7,79    56,91   0,71    9,75    66,90   0,71  ║ 
║  3    3    94   FON    6,50     3,64  0,20    7,79     4,37   0,20    9,75     5,47   0,20  ║ 
║  3    3    95   FON    5,20     2,97  0,19    6,23     3,55   0,19    7,67     4,37   0,18  ║ 
║  3    3    96   FON   -0,56     0,24  0,02   -0,69     0,29   0,02   -0,99     0,42   0,02  ║ 
║  3    3    97   FON    6,46    47,19  0,70    7,75    56,61   0,70    9,70    67,45   0,70  ║ 
║  3    3    98   FON    6,46     3,62  0,20    7,75     4,35   0,20    9,70     5,44   0,20  ║ 
║  3    3    99   FON    6,42     6,40  0,41    7,71     7,67   0,41    9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3    3   100   FON    6,42    15,75  0,58    7,71    18,91   0,58    9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3    3   101   FON    6,42    53,45  0,79    7,71    64,13   0,79    9,63    67,87   0,79  ║ 
║  3    3   102   FON    6,42    31,53  0,71    7,71    37,84   0,71    9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3    3   103   FON    6,42    15,75  0,45    7,71    18,91   0,45    9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3    3   104   FON    6,42    58,92  0,67    7,71    70,71   0,67    9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3    3   105   FON    6,42     6,84  0,24    7,71     8,21   0,24    9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3    3   106   FON    2,79     3,78  0,11    3,34     4,51   0,11    4,03     5,45   0,11  ║ 
║  3    3   107   FON    6,40     6,82  0,29    7,69     8,18   0,29    9,60    10,22   0,29  ║ 
║  3    3   108   FON    6,40    15,71  0,44    7,69    18,85   0,44    9,60    23,55   0,44  ║ 
║  3    3   109   FON    6,40    15,71  0,47    7,69    18,85   0,47    9,60    23,55   0,47  ║ 
║  3    3   110   FON    6,40     8,19  0,29    7,69     9,83   0,29    9,60    12,28   0,29  ║ 
║  3    3   111   FON    6,40    10,60  0,36    7,69    12,72   0,36    9,60    15,90   0,36  ║ 
║  3    3   112   FON    6,40    20,96  0,47    7,69    25,15   0,47    9,60    31,43   0,47  ║ 
║  3    3   113   FON    6,40     5,11  0,23    7,69     6,14   0,23    9,60     7,67   0,23  ║ 
║  3    3   114   FON    6,40    21,48  0,48    7,69    25,78   0,48    9,60    32,22   0,48  ║ 
║  3    3   115   FON    6,36     6,77  0,29    7,64     8,13   0,29    9,54    10,15   0,29  ║ 
║  3    3   116   FON    6,36    15,61  0,43    7,64    18,74   0,43    9,54    23,39   0,43  ║ 
║  3    3   117   FON    6,36    15,61  0,42    7,64    18,74   0,42    9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    3   118   FON    6,36     8,14  0,35    7,64     9,77   0,35    9,54    12,19   0,35  ║ 
║  3    3   119   FON    6,36     6,77  0,29    7,64     8,13   0,29    9,54    10,15   0,29  ║ 
║  3    3   120   FON    6,36    15,61  0,42    7,64    18,74   0,42    9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    3   121   FON    6,36    15,61  0,42    7,64    18,74   0,42    9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    3   122   FON    6,36     8,14  0,32    7,64     9,77   0,32    9,54    12,19   0,32  ║ 
║  3    3   123   FON    6,35     5,48  0,48    7,63     6,58   0,48    9,52     8,21   0,48  ║ 
║  3    3   124   FON    6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   125   FON    6,35     0,18  0,06    7,63     0,22   0,06    9,52     0,28   0,06  ║ 
║  3    3   126   FON    6,35     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,52     0,28   0,04  ║ 
║  3    3   127   FON    6,35    15,07  0,44    7,63    18,09   0,44    9,52    22,58   0,44  ║ 
║  3    3   128   FON    6,35    17,66  0,51    7,63    21,20   0,51    9,52    26,46   0,51  ║ 
║  3    3   129   FON    6,35    11,51  0,40    7,63    13,82   0,40    9,52    17,24   0,40  ║ 
║  3    3   130   FON    6,35    17,66  0,49    7,63    21,20   0,49    9,52    26,46   0,49  ║ 
║  3    3   131   FON    6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   132   FON    6,35     0,18  0,06    7,63     0,22   0,06    9,52     0,28   0,06  ║ 
║  3    3   133   FON    6,35     0,18  0,05    7,63     0,22   0,05    9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    3   134   FON    6,35     7,66  0,56    7,63     9,20   0,56    9,52    11,48   0,56  ║ 
║  3    3   135   FON    6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    3   136   FON    0,11     1,27  0,01    0,14     1,63   0,01    0,15     1,80   0,01  ║ 
║  3    4     2   FON    0,11     1,27  0,01    0,14     1,63   0,01    0,15     1,80   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    4     3   FON    0,06     0,58  0,01    0,07     0,75   0,01    0,08     0,83   0,01  ║ 
║  3    4     4   FON    0,06     0,08  0,00    0,07     0,11   0,00    0,08     0,12   0,00  ║ 
║  3    4     5   FON    0,06     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     6   FON    0,06     0,04  0,00    0,07     0,05   0,00    0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3    4     7   FON    0,06     0,05  0,00    0,07     0,07   0,00    0,08     0,08   0,00  ║ 
║  3    4     8   FON    0,06     0,64  0,01    0,07     0,83   0,01    0,08     0,91   0,01  ║ 
║  3    4     9   FON    0,03     0,26  0,00    0,03     0,33   0,00    0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3    4    10   FON    0,03     0,19  0,00    0,03     0,25   0,00    0,04     0,28   0,00  ║ 
║  3    4    11   FON    0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    12   FON    0,03     0,04  0,00    0,03     0,05   0,00    0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3    4    13   FON    0,03     0,05  0,00    0,03     0,06   0,00    0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3    4    14   FON    0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    15   FON    0,03     0,22  0,00    0,03     0,29   0,00    0,04     0,32   0,00  ║ 
║  3    4    16   FON    0,03     0,25  0,00    0,03     0,32   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3    4    17   FON    0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    18   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    19   FON    0,01     0,00  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    20   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    21   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3    4    22   FON    0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3    4    23   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    24   FON    0,01     0,08  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    25   FON   -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    26   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    27   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    28   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    29   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    30   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    31   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    32   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    33   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    34   FON   -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3    4    35   FON   -0,03     0,25  0,00   -0,03     0,32   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3    4    36   FON   -0,03     0,20  0,00   -0,03     0,26   0,00   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3    4    37   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    38   FON   -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    39   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    40   FON   -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,03   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3    4    41   FON   -0,03     0,20  0,00   -0,03     0,26   0,00   -0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3    4    42   FON   -0,03     0,26  0,00   -0,03     0,33   0,00   -0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3    4    43   FON   -0,06     0,55  0,01   -0,07     0,71   0,01   -0,08     0,79   0,01  ║ 
║  3    4    44   FON   -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,08     0,05   0,00  ║ 
║  3    4    45   FON   -0,06     0,57  0,01   -0,07     0,74   0,01   -0,08     0,82   0,01  ║ 
║  3    4    46   FON   -0,11     1,34  0,01   -0,14     1,73   0,01   -0,15     1,92   0,01  ║ 
║  3    4    47   FON   -0,11     0,06  0,00   -0,14     0,08   0,00   -0,15     0,08   0,00  ║ 
║  3    4    48   FON   -0,11     0,10  0,01   -0,14     0,13   0,01   -0,15     0,14   0,01  ║ 
║  3    4    49   FON   -0,11     1,33  0,01   -0,14     1,71   0,01   -0,15     1,89   0,01  ║ 
║  3    4    50   FON    6,37    43,51  0,72    7,64    52,18   0,72    9,56    60,19   0,72  ║ 
║  3    4    51   FON    6,40    43,69  0,72    7,67    52,41   0,72    9,60    60,89   0,72  ║ 
║  3    4    52   FON    6,34     2,28  0,15    7,60     2,73   0,15    9,52     3,42   0,15  ║ 
║  3    4    53   FON    6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    4    54   FON    0,03     0,02  0,00    0,03     0,02   0,00    0,04     0,02   0,00  ║ 
║  3    4    55   FON   -0,06     0,07  0,00   -0,07     0,09   0,00   -0,08     0,10   0,00  ║ 
║  3    4    56   FON   -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,03   0,00   -0,08     0,04   0,00  ║ 
║  3    4    57   FON    6,29     6,62  0,43    7,54     7,93   0,43    9,45     9,94   0,43  ║ 
║  3    4    58   FON    6,29     0,18  0,04    7,54     0,22   0,04    9,45     0,27   0,04  ║ 
║  3    4    59   FON    6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    60   FON    6,29     0,18  0,04    7,54     0,22   0,04    9,45     0,27   0,04  ║ 
║  3    4    61   FON    6,29    14,41  0,46    7,54    17,27   0,46    9,45    21,64   0,46  ║ 
║  3    4    62   FON    6,29    14,41  0,43    7,54    17,27   0,43    9,45    21,64   0,43  ║ 
║  3    4    63   FON    6,29    14,41  0,43    7,54    17,27   0,43    9,45    21,64   0,43  ║ 
║  3    4    64   FON    6,29    14,41  0,47    7,54    17,27   0,47    9,45    21,64   0,47  ║ 
║  3    4    65   FON    6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    66   FON    6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    67   FON    6,29     0,18  0,03    7,54     0,22   0,03    9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3    4    68   FON    6,29     8,51  0,79    7,54    10,20   0,78    9,45    10,82   0,79  ║ 
║  3    4    69   FON    6,30     7,15  0,30    7,55     8,56   0,30    9,46    10,73   0,30  ║ 
║  3    4    70   FON    6,30    15,45  0,42    7,55    18,51   0,42    9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3    4    71   FON    6,30    15,45  0,42    7,55    18,51   0,42    9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3    4    72   FON    6,30     7,60  0,33    7,55     9,10   0,33    9,46    11,41   0,33  ║ 
║  3    4    73   FON    6,30     6,70  0,29    7,55     8,03   0,29    9,46    10,07   0,29  ║ 
║  3    4    74   FON    6,30    15,45  0,42    7,55    18,51   0,42    9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3    4    75   FON    6,30    15,45  0,41    7,55    18,51   0,41    9,46    23,19   0,41  ║ 
║  3    4    76   FON    6,30     8,05  0,32    7,55     9,65   0,32    9,46    12,09   0,32  ║ 
║  3    4    77   FON    6,33     7,63  0,31    7,59     9,15   0,31    9,50    11,46   0,31  ║ 
║  3    4    78   FON    6,33    15,52  0,44    7,59    18,61   0,44    9,50    23,30   0,44  ║ 
║  3    4    79   FON    6,33    15,52  0,45    7,59    18,61   0,45    9,50    23,30   0,45  ║ 
║  3    4    80   FON    6,33     7,18  0,27    7,59     8,61   0,27    9,50    10,78   0,27  ║ 
║  3    4    81   FON    6,33    10,48  0,30    7,59    12,56   0,30    9,50    15,73   0,30  ║ 
║  3    4    82   FON    6,33    20,71  0,43    7,59    24,82   0,43    9,50    31,09   0,43  ║ 
║  3    4    83   FON    6,33     6,74  0,27    7,59     8,07   0,27    9,50    10,11   0,28  ║ 
║  3    4    84   FON    6,34     6,75  0,41    7,60     8,09   0,41    9,52    10,13   0,41  ║ 
║  3    4    85   FON    6,34    15,56  0,58    7,60    18,65   0,58    9,52    23,35   0,59  ║ 
║  3    4    86   FON    6,34    52,28  0,78    7,60    62,68   0,78    9,52    67,03   0,78  ║ 
║  3    4    87   FON    6,34    31,14  0,70    7,60    37,33   0,70    9,52    44,68   0,70  ║ 
║  3    4    88   FON    6,34    15,56  0,47    7,60    18,65   0,47    9,52    23,35   0,47  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    4    89   FON    6,34    59,16  0,72    7,60    70,93   0,72    9,52    81,81   0,72  ║ 
║  3    4    90   FON    6,33    23,31  0,49    7,59    27,94   0,49    9,50    34,99   0,49  ║ 
║  3    4    91   FON    6,34    16,59  0,46    7,60    19,89   0,46    9,52    24,90   0,46  ║ 
║  3    4    92   FON    6,34    12,49  0,44    7,60    14,98   0,44    9,52    18,75   0,44  ║ 
║  3    4    93   FON    6,37    46,52  0,70    7,64    55,79   0,70    9,56    66,90   0,70  ║ 
║  3    4    94   FON    6,37     3,57  0,20    7,64     4,28   0,20    9,56     5,36   0,20  ║ 
║  3    4    95   FON    2,60     1,48  0,09    3,12     1,78   0,09    3,91     2,23   0,09  ║ 
║  3    4    96   FON   -3,01     1,29  0,10   -3,61     1,55   0,10   -4,52     1,94   0,10  ║ 
║  3    4    97   FON    6,40    46,71  0,69    7,67    56,04   0,69    9,60    67,45   0,69  ║ 
║  3    4    98   FON    6,40     3,59  0,20    7,67     4,30   0,20    9,60     5,38   0,20  ║ 
║  3    4    99   FON    6,42     6,40  0,41    7,71     7,67   0,41    9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3    4   100   FON    6,42    15,75  0,58    7,71    18,91   0,58    9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3    4   101   FON    6,42    53,45  0,79    7,71    64,13   0,79    9,63    67,87   0,79  ║ 
║  3    4   102   FON    6,42    31,53  0,71    7,71    37,84   0,71    9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3    4   103   FON    6,42    15,75  0,45    7,71    18,91   0,45    9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3    4   104   FON    6,42    58,92  0,67    7,71    70,71   0,67    9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3    4   105   FON    6,42     6,84  0,24    7,71     8,21   0,24    9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3    4   106   FON   -0,06     0,08  0,00   -0,07     0,10   0,00   -0,08     0,11   0,00  ║ 
║  3    4   107   FON    6,44     6,85  0,29    7,73     8,22   0,29    9,65    10,28   0,29  ║ 
║  3    4   108   FON    6,44    15,79  0,44    7,73    18,95   0,44    9,65    23,68   0,44  ║ 
║  3    4   109   FON    6,44    15,79  0,47    7,73    18,95   0,47    9,65    23,68   0,47  ║ 
║  3    4   110   FON    6,44     8,23  0,29    7,73     9,88   0,29    9,65    12,35   0,29  ║ 
║  3    4   111   FON    6,44    10,66  0,36    7,73    12,79   0,36    9,65    15,98   0,36  ║ 
║  3    4   112   FON    6,44    21,07  0,47    7,73    25,28   0,47    9,65    31,60   0,47  ║ 
║  3    4   113   FON    6,44     5,14  0,23    7,73     6,17   0,23    9,65     7,71   0,23  ║ 
║  3    4   114   FON    6,44    21,60  0,48    7,73    25,92   0,48    9,65    32,39   0,48  ║ 
║  3    4   115   FON    6,47     6,88  0,29    7,76     8,27   0,29    9,70    10,32   0,29  ║ 
║  3    4   116   FON    6,47    15,86  0,44    7,76    19,04   0,44    9,70    23,79   0,44  ║ 
║  3    4   117   FON    6,47    15,86  0,43    7,76    19,04   0,43    9,70    23,79   0,43  ║ 
║  3    4   118   FON    6,47     8,27  0,35    7,76     9,93   0,35    9,70    12,40   0,35  ║ 
║  3    4   119   FON    6,47     6,88  0,30    7,76     8,27   0,30    9,70    10,32   0,30  ║ 
║  3    4   120   FON    6,47    15,86  0,43    7,76    19,04   0,43    9,70    23,79   0,43  ║ 
║  3    4   121   FON    6,47    15,86  0,42    7,76    19,04   0,42    9,70    23,79   0,42  ║ 
║  3    4   122   FON    6,47     8,27  0,33    7,76     9,93   0,33    9,70    12,40   0,33  ║ 
║  3    4   123   FON    6,47     5,58  0,49    7,77     6,70   0,49    9,71     8,37   0,49  ║ 
║  3    4   124   FON    6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   125   FON    6,47     0,19  0,06    7,77     0,23   0,06    9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3    4   126   FON    6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,04  ║ 
║  3    4   127   FON    6,47    15,35  0,45    7,77    18,44   0,45    9,71    23,02   0,45  ║ 
║  3    4   128   FON    6,47    18,00  0,52    7,77    21,61   0,52    9,71    26,98   0,52  ║ 
║  3    4   129   FON    6,47    11,73  0,41    7,77    14,08   0,41    9,71    17,59   0,41  ║ 
║  3    4   130   FON    6,47    18,00  0,50    7,77    21,61   0,50    9,71    26,98   0,50  ║ 
║  3    4   131   FON    6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   132   FON    6,47     0,19  0,06    7,77     0,23   0,06    9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3    4   133   FON    6,47     0,19  0,05    7,77     0,23   0,05    9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3    4   134   FON    6,47     7,81  0,57    7,77     9,38   0,57    9,71    11,71   0,57  ║ 
║  3    4   135   FON    6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    4   136   FON   -2,28    27,23  0,28   -2,72    32,47   0,28   -3,30    39,36   0,27  ║ 
║  3    5     2   FON   -2,28    27,23  0,28   -2,72    32,47   0,28   -3,30    39,36   0,27  ║ 
║  3    5     3   FON   -2,44    24,75  0,26   -2,92    29,57   0,26   -3,54    35,90   0,25  ║ 
║  3    5     4   FON   -2,44     3,56  0,15   -2,92     4,25   0,14   -3,54     5,16   0,14  ║ 
║  3    5     5   FON   -2,44     1,68  0,10   -2,92     2,01   0,10   -3,54     2,44   0,10  ║ 
║  3    5     6   FON   -2,44     1,65  0,10   -2,92     1,97   0,10   -3,54     2,39   0,10  ║ 
║  3    5     7   FON   -2,44     2,27  0,11   -2,92     2,71   0,11   -3,54     3,29   0,11  ║ 
║  3    5     8   FON   -2,44    27,29  0,28   -2,92    32,60   0,28   -3,54    39,58   0,27  ║ 
║  3    5     9   FON   -2,55    25,33  0,24   -3,05    30,29   0,24   -3,70    36,81   0,23  ║ 
║  3    5    10   FON   -2,55    19,01  0,25   -3,05    22,73   0,25   -3,70    27,62   0,24  ║ 
║  3    5    11   FON   -2,55     2,71  0,11   -3,05     3,24   0,11   -3,70     3,94   0,11  ║ 
║  3    5    12   FON   -2,55     3,83  0,13   -3,05     4,58   0,13   -3,70     5,56   0,12  ║ 
║  3    5    13   FON   -2,55     4,61  0,14   -3,05     5,52   0,14   -3,70     6,71   0,14  ║ 
║  3    5    14   FON   -2,55     2,71  0,10   -3,05     3,24   0,10   -3,70     3,94   0,10  ║ 
║  3    5    15   FON   -2,55    21,99  0,26   -3,05    26,29   0,26   -3,70    31,96   0,25  ║ 
║  3    5    16   FON   -2,55    24,16  0,23   -3,05    28,88   0,23   -3,70    35,10   0,22  ║ 
║  3    5    17   FON   -2,61    24,53  0,25   -3,12    29,35   0,25   -3,79    35,69   0,24  ║ 
║  3    5    18   FON   -2,61     7,25  0,18   -3,12     8,67   0,18   -3,79    10,55   0,17  ║ 
║  3    5    19   FON   -2,61     1,66  0,07   -3,12     1,98   0,07   -3,79     2,41   0,07  ║ 
║  3    5    20   FON   -2,61     2,82  0,11   -3,12     3,38   0,11   -3,80     4,11   0,11  ║ 
║  3    5    21   FON   -2,61     3,14  0,11   -3,12     3,75   0,11   -3,80     4,56   0,11  ║ 
║  3    5    22   FON   -2,61     0,82  0,05   -3,12     0,99   0,05   -3,79     1,20   0,04  ║ 
║  3    5    23   FON   -2,61     7,25  0,18   -3,12     8,67   0,18   -3,79    10,55   0,18  ║ 
║  3    5    24   FON   -2,61    26,54  0,25   -3,12    31,75   0,25   -3,79    38,60   0,24  ║ 
║  3    5    25   FON   -2,66    24,99  0,25   -3,18    29,92   0,25   -3,87    36,39   0,24  ║ 
║  3    5    26   FON   -2,66     7,39  0,19   -3,18     8,84   0,19   -3,87    10,75   0,18  ║ 
║  3    5    27   FON   -2,66     3,99  0,12   -3,18     4,78   0,12   -3,87     5,81   0,12  ║ 
║  3    5    28   FON   -2,66     5,23  0,28   -3,18     6,27   0,28   -3,87     7,62   0,27  ║ 
║  3    5    29   FON   -2,66    10,88  0,22   -3,18    13,02   0,22   -3,87    15,84   0,21  ║ 
║  3    5    30   FON   -2,66    10,88  0,21   -3,18    13,02   0,21   -3,87    15,84   0,21  ║ 
║  3    5    31   FON   -2,66     5,23  0,28   -3,18     6,27   0,28   -3,87     7,62   0,27  ║ 
║  3    5    32   FON   -2,66     4,61  0,13   -3,18     5,51   0,13   -3,87     6,71   0,13  ║ 
║  3    5    33   FON   -2,66     7,39  0,19   -3,18     8,84   0,18   -3,87    10,75   0,18  ║ 
║  3    5    34   FON   -2,66    27,04  0,25   -3,18    32,36   0,25   -3,87    39,36   0,25  ║ 
║  3    5    35   FON   -2,72    26,19  0,26   -3,26    31,37   0,26   -3,96    38,17   0,25  ║ 
║  3    5    36   FON   -2,72    21,35  0,24   -3,26    25,56   0,24   -3,96    31,11   0,23  ║ 
║  3    5    37   FON   -2,72     2,89  0,12   -3,26     3,47   0,12   -3,96     4,22   0,12  ║ 
║  3    5    38   FON   -2,72     2,17  0,13   -3,26     2,60   0,13   -3,96     3,16   0,12  ║ 
║  3    5    39   FON   -2,72     2,89  0,15   -3,26     3,47   0,15   -3,96     4,22   0,15  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5    40   FON   -2,72     2,52  0,11   -3,26     3,02   0,11   -3,96     3,68   0,11  ║ 
║  3    5    41   FON   -2,72    21,56  0,24   -3,26    25,82   0,24   -3,96    31,42   0,24  ║ 
║  3    5    42   FON   -2,72    27,45  0,25   -3,26    32,87   0,25   -3,96    40,00   0,24  ║ 
║  3    5    43   FON   -2,82    27,19  0,31   -3,38    32,59   0,31   -4,12    39,69   0,30  ║ 
║  3    5    44   FON   -2,82     1,58  0,13   -3,38     1,90   0,13   -4,12     2,31   0,13  ║ 
║  3    5    45   FON   -2,82    28,28  0,32   -3,38    33,89   0,32   -4,12    41,27   0,32  ║ 
║  3    5    46   FON   -2,98    37,84  0,36   -3,58    45,40   0,36   -4,36    55,34   0,35  ║ 
║  3    5    47   FON   -2,98     1,67  0,12   -3,58     2,01   0,12   -4,36     2,45   0,12  ║ 
║  3    5    48   FON   -2,98     2,77  0,15   -3,58     3,32   0,15   -4,36     4,05   0,15  ║ 
║  3    5    49   FON   -2,98    37,39  0,37   -3,58    44,86   0,37   -4,36    54,68   0,36  ║ 
║  3    5    50   FON    6,25    42,67  0,71    7,49    51,17   0,71    9,37    60,19   0,71  ║ 
║  3    5    51   FON    6,33    43,26  0,71    7,60    51,89   0,71    9,50    60,89   0,71  ║ 
║  3    5    52   FON    6,16     2,21  0,15    7,38     2,65   0,15    9,23     3,32   0,15  ║ 
║  3    5    53   FON    6,42     2,31  0,16    7,71     2,77   0,16    9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    5    54   FON   -2,55     1,72  0,21   -3,05     2,06   0,21   -3,70     2,50   0,20  ║ 
║  3    5    55   FON   -2,82     3,40  0,14   -3,38     4,08   0,14   -4,12     4,97   0,14  ║ 
║  3    5    56   FON   -2,82     1,28  0,16   -3,38     1,54   0,16   -4,12     1,87   0,16  ║ 
║  3    5    57   FON    5,99     6,30  0,41    7,18     7,55   0,41    8,98     9,45   0,41  ║ 
║  3    5    58   FON    5,99     0,17  0,04    7,18     0,21   0,04    8,98     0,26   0,04  ║ 
║  3    5    59   FON    5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    60   FON    5,99     0,17  0,04    7,18     0,21   0,04    8,98     0,26   0,04  ║ 
║  3    5    61   FON    5,99    13,72  0,43    7,18    16,44   0,43    8,98    20,57   0,43  ║ 
║  3    5    62   FON    5,99    13,72  0,41    7,18    16,44   0,41    8,98    20,57   0,41  ║ 
║  3    5    63   FON    5,99    13,72  0,41    7,18    16,44   0,41    8,98    20,57   0,41  ║ 
║  3    5    64   FON    5,99    13,72  0,45    7,18    16,44   0,45    8,98    20,57   0,45  ║ 
║  3    5    65   FON    5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    66   FON    5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    67   FON    5,99     0,17  0,03    7,18     0,21   0,03    8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3    5    68   FON    5,99     8,10  0,75    7,18     9,71   0,75    8,98    10,82   0,75  ║ 
║  3    5    69   FON    6,01     6,82  0,28    7,20     8,17   0,28    9,01    10,22   0,28  ║ 
║  3    5    70   FON    6,01    14,74  0,40    7,20    17,67   0,40    9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3    5    71   FON    6,01    14,74  0,40    7,20    17,67   0,40    9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3    5    72   FON    6,01     7,25  0,32    7,20     8,69   0,32    9,01    10,87   0,32  ║ 
║  3    5    73   FON    6,01     6,40  0,28    7,20     7,67   0,28    9,01     9,59   0,28  ║ 
║  3    5    74   FON    6,01    14,74  0,40    7,20    17,67   0,40    9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3    5    75   FON    6,01    14,74  0,39    7,20    17,67   0,39    9,01    22,10   0,39  ║ 
║  3    5    76   FON    6,01     7,69  0,30    7,20     9,21   0,30    9,01    11,52   0,30  ║ 
║  3    5    77   FON    6,11     7,37  0,30    7,32     8,83   0,30    9,16    11,05   0,30  ║ 
║  3    5    78   FON    6,11    14,99  0,43    7,32    17,96   0,43    9,16    22,46   0,43  ║ 
║  3    5    79   FON    6,11    14,99  0,44    7,32    17,96   0,44    9,16    22,46   0,44  ║ 
║  3    5    80   FON    6,11     6,93  0,26    7,32     8,31   0,26    9,16    10,39   0,26  ║ 
║  3    5    81   FON    6,11    10,12  0,29    7,32    12,13   0,29    9,16    15,16   0,29  ║ 
║  3    5    82   FON    6,11    19,99  0,42    7,32    23,97   0,42    9,16    29,97   0,42  ║ 
║  3    5    83   FON    6,11     6,50  0,27    7,32     7,80   0,27    9,16     9,75   0,27  ║ 
║  3    5    84   FON    6,16     6,56  0,39    7,38     7,86   0,39    9,23     9,83   0,39  ║ 
║  3    5    85   FON    6,16    15,10  0,57    7,38    18,11   0,57    9,23    22,64   0,57  ║ 
║  3    5    86   FON    6,16    50,76  0,76    7,38    60,86   0,76    9,23    67,03   0,76  ║ 
║  3    5    87   FON    6,16    30,23  0,68    7,38    36,25   0,68    9,23    44,68   0,68  ║ 
║  3    5    88   FON    6,16    15,10  0,45    7,38    18,11   0,45    9,23    22,64   0,45  ║ 
║  3    5    89   FON    6,16    57,44  0,70    7,38    68,86   0,70    9,23    81,81   0,70  ║ 
║  3    5    90   FON    6,11    22,51  0,48    7,32    26,98   0,48    9,16    33,74   0,48  ║ 
║  3    5    91   FON    6,16    16,11  0,45    7,38    19,31   0,45    9,23    24,15   0,45  ║ 
║  3    5    92   FON    6,16    12,13  0,42    7,38    14,54   0,42    9,23    18,18   0,42  ║ 
║  3    5    93   FON    6,25    45,62  0,68    7,49    54,71   0,68    9,37    66,90   0,68  ║ 
║  3    5    94   FON    6,25     3,50  0,19    7,49     4,20   0,19    9,37     5,25   0,19  ║ 
║  3    5    95   FON    0,07     0,04  0,00    0,09     0,05   0,00    0,22     0,12   0,01  ║ 
║  3    5    96   FON   -5,39     2,31  0,17   -6,46     2,77   0,17   -7,98     3,42   0,17  ║ 
║  3    5    97   FON    6,33    46,25  0,69    7,60    55,49   0,69    9,50    67,45   0,69  ║ 
║  3    5    98   FON    6,33     3,55  0,20    7,60     4,26   0,20    9,50     5,32   0,20  ║ 
║  3    5    99   FON    6,42     6,40  0,41    7,71     7,67   0,41    9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3    5   100   FON    6,42    15,75  0,58    7,71    18,91   0,58    9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3    5   101   FON    6,42    53,45  0,79    7,71    64,13   0,79    9,63    67,87   0,79  ║ 
║  3    5   102   FON    6,42    31,53  0,71    7,71    37,84   0,71    9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3    5   103   FON    6,42    15,75  0,45    7,71    18,91   0,45    9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3    5   104   FON    6,42    58,92  0,67    7,71    70,71   0,67    9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3    5   105   FON    6,42     6,84  0,24    7,71     8,21   0,24    9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3    5   106   FON   -2,82     3,82  0,11   -3,38     4,57   0,11   -4,12     5,57   0,11  ║ 
║  3    5   107   FON    6,47     6,89  0,29    7,76     8,27   0,29    9,71    10,33   0,29  ║ 
║  3    5   108   FON    6,47    15,87  0,45    7,76    19,05   0,45    9,71    23,81   0,45  ║ 
║  3    5   109   FON    6,47    15,87  0,47    7,76    19,05   0,48    9,71    23,81   0,47  ║ 
║  3    5   110   FON    6,47     8,27  0,29    7,76     9,93   0,29    9,71    12,41   0,29  ║ 
║  3    5   111   FON    6,47    10,71  0,36    7,76    12,86   0,36    9,71    16,07   0,36  ║ 
║  3    5   112   FON    6,47    21,17  0,47    7,76    25,41   0,47    9,71    31,76   0,47  ║ 
║  3    5   113   FON    6,47     5,16  0,23    7,76     6,20   0,23    9,71     7,75   0,23  ║ 
║  3    5   114   FON    6,47    21,71  0,48    7,76    26,05   0,48    9,71    32,56   0,48  ║ 
║  3    5   115   FON    6,57     6,99  0,30    7,89     8,40   0,30    9,86    10,49   0,30  ║ 
║  3    5   116   FON    6,57    16,11  0,44    7,89    19,34   0,44    9,86    24,17   0,44  ║ 
║  3    5   117   FON    6,57    16,11  0,43    7,89    19,34   0,43    9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3    5   118   FON    6,57     8,40  0,36    7,89    10,08   0,36    9,86    12,60   0,36  ║ 
║  3    5   119   FON    6,57     6,99  0,30    7,89     8,40   0,30    9,86    10,49   0,30  ║ 
║  3    5   120   FON    6,57    16,11  0,43    7,89    19,34   0,43    9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3    5   121   FON    6,57    16,11  0,43    7,89    19,34   0,43    9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3    5   122   FON    6,57     8,40  0,33    7,89    10,08   0,33    9,86    12,60   0,33  ║ 
║  3    5   123   FON    6,59     5,69  0,50    7,91     6,83   0,50    9,89     8,53   0,50  ║ 
║  3    5   124   FON    6,59     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   125   FON    6,59     0,19  0,06    7,91     0,23   0,06    9,89     0,29   0,06  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    5   126   FON    6,59     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   127   FON    6,59    15,63  0,46    7,91    18,77   0,46    9,89    23,46   0,46  ║ 
║  3    5   128   FON    6,59    18,32  0,53    7,91    22,00   0,53    9,89    27,49   0,53  ║ 
║  3    5   129   FON    6,59    11,94  0,42    7,91    14,34   0,42    9,89    17,92   0,42  ║ 
║  3    5   130   FON    6,59    18,32  0,51    7,91    22,00   0,51    9,89    27,49   0,51  ║ 
║  3    5   131   FON    6,59     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   132   FON    6,59     0,19  0,06    7,91     0,23   0,06    9,89     0,29   0,06  ║ 
║  3    5   133   FON    6,59     0,19  0,05    7,91     0,23   0,05    9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3    5   134   FON    6,59     7,95  0,58    7,91     9,55   0,58    9,89    11,93   0,58  ║ 
║  3    5   135   FON    6,42    15,75  1,00    7,71    15,75   1,00    9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    5   136   FON   -6,58    78,49  0,80   -7,29    86,95   0,74   -8,14    97,07   0,66  ║ 
║  3    6     2   FON   -6,58    78,49  0,80   -7,29    86,95   0,74   -8,14    97,07   0,66  ║ 
║  3    6     3   FON   -6,94    70,30  0,74   -7,86    79,64   0,70   -9,08    91,95   0,65  ║ 
║  3    6     4   FON   -6,94    10,11  0,41   -7,86    11,46   0,39   -9,08    13,23   0,36  ║ 
║  3    6     5   FON   -6,94     4,77  0,29   -7,86     5,40   0,27   -9,08     6,24   0,25  ║ 
║  3    6     6   FON   -6,94     4,69  0,29   -7,86     5,31   0,27   -9,08     6,13   0,25  ║ 
║  3    6     7   FON   -6,94     6,44  0,31   -7,86     7,30   0,29   -9,08     8,43   0,27  ║ 
║  3    6     8   FON   -6,94    77,52  0,79   -7,86    87,81   0,75   -9,08    98,07   0,69  ║ 
║  3    6     9   FON   -7,17    71,33  0,67   -8,23    81,85   0,64   -9,68    96,29   0,60  ║ 
║  3    6    10   FON   -7,17    53,53  0,69   -8,23    61,42   0,66   -9,68    72,25   0,62  ║ 
║  3    6    11   FON   -7,17     7,64  0,31   -8,23     8,76   0,29   -9,68    10,31   0,28  ║ 
║  3    6    12   FON   -7,17    10,78  0,36   -8,23    12,37   0,34   -9,68    14,55   0,32  ║ 
║  3    6    13   FON   -7,17    13,00  0,40   -8,23    14,91   0,38   -9,68    17,54   0,36  ║ 
║  3    6    14   FON   -7,17     7,64  0,29   -8,23     8,76   0,28   -9,68    10,31   0,26  ║ 
║  3    6    15   FON   -7,17    61,92  0,73   -8,23    71,05   0,70   -9,68    83,58   0,66  ║ 
║  3    6    16   FON   -7,17    68,02  0,65   -8,23    78,05   0,62   -9,68    91,82   0,59  ║ 
║  3    6    17   FON   -7,31    68,75  0,69   -8,45    79,45   0,67  -10,04    94,41   0,63  ║ 
║  3    6    18   FON   -7,31    20,32  0,50   -8,45    23,48   0,48  -10,04    27,90   0,46  ║ 
║  3    6    19   FON   -7,31     4,64  0,20   -8,45     5,37   0,19  -10,03     6,38   0,18  ║ 
║  3    6    20   FON   -7,31     7,91  0,30   -8,45     9,14   0,29  -10,04    10,87   0,28  ║ 
║  3    6    21   FON   -7,31     8,79  0,32   -8,45    10,16   0,31  -10,04    12,07   0,29  ║ 
║  3    6    22   FON   -7,31     2,31  0,13   -8,45     2,67   0,12  -10,04     3,17   0,12  ║ 
║  3    6    23   FON   -7,31    20,32  0,51   -8,45    23,48   0,49  -10,04    27,90   0,47  ║ 
║  3    6    24   FON   -7,31    74,37  0,69   -8,45    85,94   0,67  -10,04   102,12   0,63  ║ 
║  3    6    25   FON   -7,42    69,79  0,70   -8,62    81,09   0,68  -10,33    97,11   0,65  ║ 
║  3    6    26   FON   -7,42    20,63  0,52   -8,62    23,97   0,50  -10,33    28,70   0,48  ║ 
║  3    6    27   FON   -7,42    11,15  0,34   -8,62    12,95   0,33  -10,33    15,51   0,32  ║ 
║  3    6    28   FON   -7,42    14,61  0,77   -8,62    16,98   0,75  -10,33    18,98   0,71  ║ 
║  3    6    29   FON   -7,42    30,38  0,61   -8,62    35,30   0,59  -10,33    42,27   0,56  ║ 
║  3    6    30   FON   -7,42    30,38  0,59   -8,62    35,30   0,57  -10,33    42,27   0,55  ║ 
║  3    6    31   FON   -7,42    14,61  0,77   -8,62    16,98   0,75  -10,33    18,96   0,72  ║ 
║  3    6    32   FON   -7,42    12,86  0,37   -8,62    14,95   0,36  -10,33    17,90   0,35  ║ 
║  3    6    33   FON   -7,42    20,63  0,52   -8,62    23,97   0,50  -10,33    28,70   0,48  ║ 
║  3    6    34   FON   -7,42    75,49  0,71   -8,62    87,72   0,68  -10,33   105,04   0,66  ║ 
║  3    6    35   FON   -7,56    72,81  0,71   -8,84    85,17   0,69  -10,68   102,39   0,67  ║ 
║  3    6    36   FON   -7,56    59,34  0,67   -8,84    69,41   0,65  -10,68    83,87   0,63  ║ 
║  3    6    37   FON   -7,56     8,04  0,34   -8,84     9,41   0,33  -10,68    11,37   0,32  ║ 
║  3    6    38   FON   -7,56     6,03  0,35   -8,84     7,06   0,34  -10,68     8,53   0,33  ║ 
║  3    6    39   FON   -7,56     8,04  0,42   -8,84     9,41   0,41  -10,68    11,37   0,40  ║ 
║  3    6    40   FON   -7,56     7,01  0,31   -8,84     8,20   0,30  -10,68     9,91   0,29  ║ 
║  3    6    41   FON   -7,56    59,93  0,67   -8,84    70,10   0,66  -10,68    84,70   0,63  ║ 
║  3    6    42   FON   -7,56    76,30  0,70   -8,84    89,24   0,68  -10,68   107,83   0,66  ║ 
║  3    6    43   FON   -7,79    75,05  0,86   -9,21    87,11   0,85  -11,28    87,11   0,83  ║ 
║  3    6    44   FON   -7,79     4,37  0,37   -9,21     5,16   0,36  -11,28     6,33   0,35  ║ 
║  3    6    45   FON   -7,79    78,04  0,90   -9,21    87,07   0,88  -11,28    87,07   0,87  ║ 
║  3    6    46   FON   -8,15   103,37  0,99   -9,78   104,07   0,99  -12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3    6    47   FON   -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    6    48   FON   -8,15     7,57  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    6    49   FON   -8,15   102,14  1,00   -9,78   102,14   1,00  -12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3    6    50   FON    5,77    39,40  0,65    6,51    44,44   0,62    7,40    50,58   0,56  ║ 
║  3    6    51   FON    5,96    40,73  0,67    6,81    46,53   0,64    7,91    54,02   0,59  ║ 
║  3    6    52   FON    5,57     2,00  0,13    6,19     2,23   0,12    6,89     2,48   0,11  ║ 
║  3    6    53   FON    6,17     2,22  0,15    7,13     2,57   0,14    8,44     3,03   0,14  ║ 
║  3    6    54   FON   -7,17     4,85  0,59   -8,23     5,56   0,57   -9,68     6,54   0,53  ║ 
║  3    6    55   FON   -7,79     9,39  0,39   -9,21    11,10   0,38  -11,28    13,61   0,37  ║ 
║  3    6    56   FON   -7,79     3,54  0,45   -9,20     4,19   0,45  -11,28     5,13   0,44  ║ 
║  3    6    57   FON    5,20     5,47  0,36    5,60     5,89   0,32    5,92     6,23   0,27  ║ 
║  3    6    58   FON    5,20     0,15  0,04    5,60     0,16   0,03    5,92     0,17   0,03  ║ 
║  3    6    59   FON    5,20     0,15  0,02    5,60     0,16   0,02    5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    60   FON    5,20     0,15  0,04    5,60     0,16   0,03    5,92     0,17   0,03  ║ 
║  3    6    61   FON    5,20    11,91  0,38    5,60    12,83   0,34    5,92    13,56   0,29  ║ 
║  3    6    62   FON    5,20    11,91  0,35    5,60    12,83   0,32    5,92    13,56   0,27  ║ 
║  3    6    63   FON    5,20    11,91  0,36    5,60    12,83   0,32    5,92    13,56   0,27  ║ 
║  3    6    64   FON    5,20    11,91  0,39    5,60    12,83   0,35    5,92    13,56   0,29  ║ 
║  3    6    65   FON    5,20     0,15  0,03    5,60     0,16   0,02    5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    66   FON    5,20     0,15  0,03    5,60     0,16   0,02    5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    67   FON    5,20     0,15  0,02    5,60     0,16   0,02    5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3    6    68   FON    5,20     7,03  0,65    5,60     7,57   0,58    5,92     8,01   0,49  ║ 
║  3    6    69   FON    5,24     5,95  0,25    5,67     6,43   0,22    6,03     6,84   0,19  ║ 
║  3    6    70   FON    5,24    12,86  0,35    5,67    13,90   0,32    6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3    6    71   FON    5,24    12,86  0,35    5,67    13,90   0,31    6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3    6    72   FON    5,24     6,32  0,28    5,67     6,84   0,25    6,03     7,28   0,21  ║ 
║  3    6    73   FON    5,24     5,58  0,24    5,67     6,03   0,22    6,03     6,42   0,19  ║ 
║  3    6    74   FON    5,24    12,86  0,35    5,67    13,90   0,31    6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3    6    75   FON    5,24    12,86  0,34    5,67    13,90   0,31    6,03    14,79   0,26  ║ 
║  3    6    76   FON    5,24     6,70  0,27    5,67     7,25   0,24    6,03     7,71   0,20  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    6    77   FON    5,46     6,59  0,27    6,02     7,26   0,24    6,61     7,97   0,21  ║ 
║  3    6    78   FON    5,46    13,40  0,38    6,02    14,77   0,35    6,61    16,21   0,31  ║ 
║  3    6    79   FON    5,46    13,40  0,39    6,02    14,77   0,36    6,61    16,21   0,31  ║ 
║  3    6    80   FON    5,46     6,20  0,23    6,02     6,83   0,21    6,61     7,50   0,19  ║ 
║  3    6    81   FON    5,46     9,04  0,26    6,02     9,97   0,24    6,61    10,94   0,21  ║ 
║  3    6    82   FON    5,46    17,88  0,37    6,02    19,70   0,34    6,61    21,63   0,30  ║ 
║  3    6    83   FON    5,46     5,82  0,24    6,02     6,41   0,22    6,61     7,04   0,19  ║ 
║  3    6    84   FON    5,57     5,93  0,36    6,19     6,59   0,33    6,89     7,33   0,29  ║ 
║  3    6    85   FON    5,57    13,66  0,51    6,19    15,19   0,48    6,89    16,90   0,42  ║ 
║  3    6    86   FON    5,57    45,92  0,69    6,19    51,04   0,63    6,89    56,79   0,56  ║ 
║  3    6    87   FON    5,57    27,35  0,61    6,19    30,40   0,57    6,89    33,83   0,50  ║ 
║  3    6    88   FON    5,57    13,66  0,41    6,19    15,19   0,38    6,89    16,90   0,34  ║ 
║  3    6    89   FON    5,57    51,96  0,64    6,19    57,75   0,59    6,89    64,27   0,52  ║ 
║  3    6    90   FON    5,46    20,13  0,43    6,02    22,18   0,39    6,61    24,35   0,34  ║ 
║  3    6    91   FON    5,57    14,57  0,40    6,19    16,20   0,37    6,89    18,02   0,33  ║ 
║  3    6    92   FON    5,57    10,97  0,38    6,19    12,19   0,35    6,89    13,57   0,32  ║ 
║  3    6    93   FON    5,77    42,13  0,63    6,51    47,52   0,59    7,40    54,09   0,54  ║ 
║  3    6    94   FON    5,77     3,23  0,18    6,51     3,65   0,17    7,40     4,15   0,15  ║ 
║  3    6    95   FON   -4,57     2,60  0,16   -5,48     3,12   0,16   -6,86     3,91   0,16  ║ 
║  3    6    96   FON   -9,53     4,09  0,30  -11,11     4,76   0,29  -13,32     5,71   0,28  ║ 
║  3    6    97   FON    5,96    43,55  0,65    6,81    49,76   0,61    7,91    57,76   0,57  ║ 
║  3    6    98   FON    5,96     3,34  0,19    6,81     3,82   0,18    7,91     4,43   0,16  ║ 
║  3    6    99   FON    6,17     6,14  0,39    7,13     7,10   0,38    8,44     8,40   0,35  ║ 
║  3    6   100   FON    6,17    15,12  0,56    7,13    17,50   0,54    8,44    20,70   0,51  ║ 
║  3    6   101   FON    6,17    51,30  0,76    7,13    59,37   0,73    8,44    67,87   0,69  ║ 
║  3    6   102   FON    6,17    30,27  0,68    7,13    35,03   0,66    8,44    41,43   0,62  ║ 
║  3    6   103   FON    6,17    15,12  0,43    7,13    17,50   0,42    8,44    20,70   0,40  ║ 
║  3    6   104   FON    6,17    56,56  0,64    7,13    65,45   0,62    8,44    77,41   0,59  ║ 
║  3    6   105   FON    6,17     6,56  0,23    7,13     7,60   0,22    8,44     8,98   0,21  ║ 
║  3    6   106   FON   -7,79    10,53  0,32   -9,21    12,45   0,31  -11,28    15,26   0,31  ║ 
║  3    6   107   FON    6,27     6,67  0,28    7,30     7,77   0,28    8,71     9,27   0,26  ║ 
║  3    6   108   FON    6,27    15,38  0,43    7,30    17,91   0,42    8,71    21,37   0,40  ║ 
║  3    6   109   FON    6,27    15,38  0,46    7,30    17,91   0,45    8,71    21,37   0,43  ║ 
║  3    6   110   FON    6,27     8,02  0,28    7,30     9,34   0,27    8,71    11,14   0,26  ║ 
║  3    6   111   FON    6,27    10,38  0,35    7,30    12,09   0,34    8,71    14,42   0,32  ║ 
║  3    6   112   FON    6,27    20,52  0,46    7,30    23,89   0,44    8,71    28,51   0,42  ║ 
║  3    6   113   FON    6,27     5,00  0,22    7,30     5,83   0,21    8,71     6,95   0,20  ║ 
║  3    6   114   FON    6,27    21,03  0,47    7,30    24,49   0,45    8,71    29,22   0,43  ║ 
║  3    6   115   FON    6,49     6,91  0,29    7,65     8,15   0,29    9,29     9,89   0,28  ║ 
║  3    6   116   FON    6,49    15,92  0,44    7,65    18,77   0,43    9,29    22,78   0,42  ║ 
║  3    6   117   FON    6,49    15,92  0,43    7,65    18,77   0,42    9,29    22,78   0,41  ║ 
║  3    6   118   FON    6,49     8,30  0,35    7,65     9,79   0,35    9,29    11,88   0,34  ║ 
║  3    6   119   FON    6,49     6,91  0,30    7,65     8,15   0,29    9,29     9,89   0,28  ║ 
║  3    6   120   FON    6,49    15,92  0,43    7,65    18,77   0,42    9,29    22,78   0,41  ║ 
║  3    6   121   FON    6,49    15,92  0,42    7,65    18,77   0,42    9,29    22,78   0,40  ║ 
║  3    6   122   FON    6,49     8,30  0,33    7,65     9,79   0,32    9,29    11,88   0,31  ║ 
║  3    6   123   FON    6,54     5,64  0,50    7,74     6,67   0,49    9,43     8,13   0,48  ║ 
║  3    6   124   FON    6,54     0,19  0,05    7,74     0,22   0,05    9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   125   FON    6,54     0,19  0,06    7,74     0,22   0,06    9,43     0,27   0,06  ║ 
║  3    6   126   FON    6,54     0,19  0,05    7,74     0,22   0,04    9,43     0,27   0,04  ║ 
║  3    6   127   FON    6,54    15,52  0,45    7,74    18,35   0,45    9,43    22,36   0,44  ║ 
║  3    6   128   FON    6,54    18,19  0,53    7,74    21,51   0,52    9,43    26,20   0,50  ║ 
║  3    6   129   FON    6,54    11,86  0,41    7,74    14,02   0,41    9,43    17,08   0,40  ║ 
║  3    6   130   FON    6,54    18,19  0,50    7,74    21,51   0,49    9,43    26,20   0,48  ║ 
║  3    6   131   FON    6,54     0,19  0,05    7,74     0,22   0,05    9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   132   FON    6,54     0,19  0,06    7,74     0,22   0,06    9,43     0,27   0,06  ║ 
║  3    6   133   FON    6,54     0,19  0,05    7,74     0,22   0,05    9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3    6   134   FON    6,54     7,89  0,58    7,74     9,33   0,57    9,43    11,37   0,55  ║ 
║  3    6   135   FON    6,17    15,12  0,96    7,13    15,75   0,93    8,44    15,75   0,88  ║ 
║  3    6   136   FON   -6,76    80,61  0,82   -7,50    89,40   0,76   -8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    7     2   FON   -6,76    80,61  0,82   -7,50    89,40   0,76   -8,58    97,78   0,70  ║ 
║  3    7     3   FON   -7,08    71,69  0,76   -8,02    81,24   0,72   -9,42    94,50   0,67  ║ 
║  3    7     4   FON   -7,08    10,31  0,42   -8,02    11,69   0,40   -9,42    13,73   0,37  ║ 
║  3    7     5   FON   -7,08     4,87  0,30   -8,02     5,51   0,28   -9,42     6,48   0,26  ║ 
║  3    7     6   FON   -7,08     4,78  0,29   -8,02     5,42   0,28   -9,42     6,36   0,26  ║ 
║  3    7     7   FON   -7,08     6,57  0,32   -8,02     7,45   0,30   -9,42     8,74   0,28  ║ 
║  3    7     8   FON   -7,08    79,05  0,81   -8,02    89,57   0,76   -9,42    98,07   0,72  ║ 
║  3    7     9   FON   -7,28    72,43  0,68   -8,36    83,12   0,65   -9,96    99,03   0,62  ║ 
║  3    7    10   FON   -7,28    54,35  0,70   -8,36    62,37   0,67   -9,96    74,31   0,64  ║ 
║  3    7    11   FON   -7,28     7,76  0,31   -8,36     8,90   0,30   -9,96    10,60   0,28  ║ 
║  3    7    12   FON   -7,28    10,94  0,36   -8,36    12,56   0,35   -9,96    14,96   0,33  ║ 
║  3    7    13   FON   -7,28    13,20  0,40   -8,36    15,14   0,39   -9,96    18,04   0,37  ║ 
║  3    7    14   FON   -7,28     7,76  0,30   -8,36     8,90   0,28   -9,96    10,60   0,27  ║ 
║  3    7    15   FON   -7,28    62,88  0,74   -8,36    72,15   0,71   -9,96    84,90   0,67  ║ 
║  3    7    16   FON   -7,28    69,07  0,66   -8,36    79,26   0,63   -9,96    94,43   0,60  ║ 
║  3    7    17   FON   -7,41    69,65  0,70   -8,56    80,48   0,68  -10,28    96,64   0,65  ║ 
║  3    7    18   FON   -7,41    20,58  0,51   -8,56    23,79   0,49  -10,28    28,56   0,47  ║ 
║  3    7    19   FON   -7,40     4,70  0,20   -8,56     5,44   0,20  -10,27     6,53   0,19  ║ 
║  3    7    20   FON   -7,41     8,01  0,31   -8,56     9,26   0,30  -10,28    11,12   0,28  ║ 
║  3    7    21   FON   -7,41     8,90  0,33   -8,56    10,29   0,31  -10,28    12,36   0,30  ║ 
║  3    7    22   FON   -7,41     2,34  0,13   -8,56     2,70   0,13  -10,28     3,25   0,12  ║ 
║  3    7    23   FON   -7,41    20,58  0,52   -8,56    23,79   0,50  -10,28    28,56   0,48  ║ 
║  3    7    24   FON   -7,41    75,34  0,70   -8,56    87,06   0,68  -10,28   104,53   0,65  ║ 
║  3    7    25   FON   -7,50    70,57  0,71   -8,72    81,99   0,69  -10,53    99,05   0,67  ║ 
║  3    7    26   FON   -7,50    20,86  0,52   -8,72    24,23   0,51  -10,53    29,27   0,49  ║ 
║  3    7    27   FON   -7,50    11,27  0,35   -8,72    13,10   0,33  -10,53    15,82   0,32  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7    28   FON   -7,50    14,78  0,78   -8,72    17,17   0,75  -10,53    18,98   0,73  ║ 
║  3    7    29   FON   -7,50    30,72  0,61   -8,72    35,69   0,59  -10,53    43,12   0,57  ║ 
║  3    7    30   FON   -7,50    30,72  0,60   -8,72    35,69   0,58  -10,53    43,12   0,56  ║ 
║  3    7    31   FON   -7,50    14,78  0,78   -8,72    17,17   0,75  -10,53    18,96   0,73  ║ 
║  3    7    32   FON   -7,50    13,01  0,38   -8,72    15,11   0,37  -10,53    18,25   0,35  ║ 
║  3    7    33   FON   -7,50    20,86  0,52   -8,72    24,23   0,51  -10,53    29,27   0,49  ║ 
║  3    7    34   FON   -7,50    76,33  0,71   -8,72    88,69   0,69  -10,53   106,83   0,67  ║ 
║  3    7    35   FON   -7,62    73,46  0,72   -8,92    85,91   0,70  -10,85   102,39   0,68  ║ 
║  3    7    36   FON   -7,62    59,87  0,67   -8,92    70,02   0,66  -10,85    85,18   0,64  ║ 
║  3    7    37   FON   -7,62     8,12  0,35   -8,92     9,49   0,34  -10,85    11,55   0,33  ║ 
║  3    7    38   FON   -7,62     6,09  0,36   -8,92     7,12   0,35  -10,85     8,66   0,34  ║ 
║  3    7    39   FON   -7,62     8,12  0,43   -8,92     9,49   0,42  -10,85    11,55   0,40  ║ 
║  3    7    40   FON   -7,62     7,08  0,31   -8,92     8,28   0,30  -10,85    10,07   0,29  ║ 
║  3    7    41   FON   -7,62    60,47  0,68   -8,92    70,71   0,66  -10,85    86,03   0,64  ║ 
║  3    7    42   FON   -7,62    76,98  0,70   -8,92    90,02   0,68  -10,85   109,52   0,67  ║ 
║  3    7    43   FON   -7,83    75,44  0,87   -9,25    87,11   0,85  -11,39    87,11   0,84  ║ 
║  3    7    44   FON   -7,83     4,39  0,37   -9,25     5,19   0,36  -11,39     6,38   0,36  ║ 
║  3    7    45   FON   -7,83    78,45  0,90   -9,25    87,07   0,89  -11,39    87,07   0,87  ║ 
║  3    7    46   FON   -8,15   103,37  0,99   -9,78   104,07   0,99  -12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3    7    47   FON   -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    7    48   FON   -8,15     7,57  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    7    49   FON   -8,15   102,14  1,00   -9,78   102,14   1,00  -12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3    7    50   FON   -0,08     0,57  0,01   -0,14     0,95   0,01   -0,22     1,52   0,02  ║ 
║  3    7    51   FON    0,09     0,60  0,01    0,14     0,97   0,01    0,23     1,55   0,02  ║ 
║  3    7    52   FON   -0,26     0,09  0,01   -0,43     0,15   0,01   -0,68     0,24   0,01  ║ 
║  3    7    53   FON    0,27     0,10  0,01    0,44     0,16   0,01    0,70     0,25   0,01  ║ 
║  3    7    54   FON   -7,28     4,92  0,60   -8,36     5,65   0,57   -9,96     6,73   0,55  ║ 
║  3    7    55   FON   -7,83     9,44  0,39   -9,25    11,16   0,38  -11,39    13,73   0,38  ║ 
║  3    7    56   FON   -7,83     3,56  0,45   -9,25     4,21   0,45  -11,38     5,18   0,44  ║ 
║  3    7    57   FON   -0,59     0,62  0,04   -0,97     1,02   0,06   -1,54     1,62   0,07  ║ 
║  3    7    58   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,01   -1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    59   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,00   -1,55     0,04   0,00  ║ 
║  3    7    60   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,01   -1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    61   FON   -0,59     1,35  0,04   -0,97     2,22   0,06   -1,55     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    62   FON   -0,59     1,35  0,04   -0,97     2,22   0,06   -1,55     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    63   FON   -0,59     1,35  0,04   -0,97     2,22   0,06   -1,55     3,54   0,07  ║ 
║  3    7    64   FON   -0,59     1,35  0,04   -0,97     2,22   0,06   -1,55     3,54   0,08  ║ 
║  3    7    65   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,00   -1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    66   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,00   -1,55     0,04   0,01  ║ 
║  3    7    67   FON   -0,59     0,02  0,00   -0,97     0,03   0,00   -1,55     0,04   0,00  ║ 
║  3    7    68   FON   -0,59     0,80  0,07   -0,97     1,31   0,10   -1,55     2,09   0,13  ║ 
║  3    7    69   FON   -0,55     0,63  0,03   -0,91     1,03   0,04   -1,45     1,64   0,05  ║ 
║  3    7    70   FON   -0,55     1,35  0,04   -0,91     2,22   0,05   -1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    7    71   FON   -0,55     1,35  0,04   -0,91     2,22   0,05   -1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    7    72   FON   -0,55     0,67  0,03   -0,91     1,09   0,04   -1,45     1,74   0,05  ║ 
║  3    7    73   FON   -0,55     0,59  0,03   -0,91     0,96   0,03   -1,45     1,54   0,04  ║ 
║  3    7    74   FON   -0,55     1,35  0,04   -0,91     2,22   0,05   -1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    7    75   FON   -0,55     1,35  0,04   -0,91     2,22   0,05   -1,45     3,55   0,06  ║ 
║  3    7    76   FON   -0,55     0,71  0,03   -0,91     1,16   0,04   -1,45     1,85   0,05  ║ 
║  3    7    77   FON   -0,35     0,43  0,02   -0,58     0,70   0,02   -0,93     1,12   0,03  ║ 
║  3    7    78   FON   -0,35     0,87  0,02   -0,58     1,43   0,03   -0,93     2,28   0,04  ║ 
║  3    7    79   FON   -0,35     0,87  0,03   -0,58     1,43   0,03   -0,93     2,28   0,04  ║ 
║  3    7    80   FON   -0,35     0,40  0,02   -0,58     0,66   0,02   -0,93     1,06   0,03  ║ 
║  3    7    81   FON   -0,35     0,59  0,02   -0,58     0,97   0,02   -0,93     1,54   0,03  ║ 
║  3    7    82   FON   -0,35     1,16  0,02   -0,58     1,91   0,03   -0,93     3,05   0,04  ║ 
║  3    7    83   FON   -0,35     0,38  0,02   -0,58     0,62   0,02   -0,93     0,99   0,03  ║ 
║  3    7    84   FON   -0,26     0,28  0,02   -0,43     0,45   0,02   -0,68     0,73   0,03  ║ 
║  3    7    85   FON   -0,26     0,64  0,02   -0,43     1,05   0,03   -0,68     1,67   0,04  ║ 
║  3    7    86   FON   -0,26     2,14  0,03   -0,43     3,52   0,04   -0,68     5,62   0,06  ║ 
║  3    7    87   FON   -0,26     1,27  0,03   -0,43     2,09   0,04   -0,68     3,34   0,05  ║ 
║  3    7    88   FON   -0,26     0,64  0,02   -0,43     1,05   0,03   -0,68     1,67   0,03  ║ 
║  3    7    89   FON   -0,26     2,42  0,03   -0,43     3,98   0,04   -0,68     6,35   0,05  ║ 
║  3    7    90   FON   -0,35     1,31  0,03   -0,58     2,15   0,04   -0,93     3,43   0,05  ║ 
║  3    7    91   FON   -0,26     0,68  0,02   -0,43     1,12   0,03   -0,68     1,78   0,03  ║ 
║  3    7    92   FON   -0,26     0,51  0,02   -0,43     0,84   0,02   -0,68     1,34   0,03  ║ 
║  3    7    93   FON   -0,08     0,61  0,01   -0,14     1,01   0,01   -0,22     1,62   0,02  ║ 
║  3    7    94   FON   -0,08     0,05  0,00   -0,14     0,08   0,00   -0,22     0,12   0,00  ║ 
║  3    7    95   FON   -7,04     4,01  0,25   -8,29     4,72   0,25  -10,15     5,78   0,24  ║ 
║  3    7    96   FON   -6,85     2,94  0,22   -8,06     3,46   0,21   -9,87     4,23   0,21  ║ 
║  3    7    97   FON    0,09     0,64  0,01    0,14     1,04   0,01    0,23     1,66   0,02  ║ 
║  3    7    98   FON    0,09     0,05  0,00    0,14     0,08   0,00    0,23     0,13   0,00  ║ 
║  3    7    99   FON    0,27     0,27  0,02    0,44     0,44   0,02    0,70     0,70   0,03  ║ 
║  3    7   100   FON    0,27     0,66  0,02    0,44     1,08   0,03    0,70     1,72   0,04  ║ 
║  3    7   101   FON    0,27     2,23  0,03    0,44     3,65   0,04    0,70     5,82   0,06  ║ 
║  3    7   102   FON    0,27     1,31  0,03    0,44     2,15   0,04    0,70     3,43   0,05  ║ 
║  3    7   103   FON    0,27     0,66  0,02    0,44     1,08   0,03    0,70     1,72   0,03  ║ 
║  3    7   104   FON    0,27     2,46  0,03    0,44     4,03   0,04    0,70     6,41   0,05  ║ 
║  3    7   105   FON    0,27     0,28  0,01    0,44     0,47   0,01    0,70     0,74   0,02  ║ 
║  3    7   106   FON   -7,83    10,59  0,32   -9,25    12,51   0,31  -11,39    15,40   0,31  ║ 
║  3    7   107   FON    0,36     0,38  0,02    0,59     0,63   0,02    0,94     1,00   0,03  ║ 
║  3    7   108   FON    0,36     0,88  0,02    0,59     1,45   0,03    0,94     2,31   0,04  ║ 
║  3    7   109   FON    0,36     0,88  0,03    0,59     1,45   0,04    0,94     2,31   0,05  ║ 
║  3    7   110   FON    0,36     0,46  0,02    0,59     0,76   0,02    0,94     1,20   0,03  ║ 
║  3    7   111   FON    0,36     0,60  0,02    0,59     0,98   0,03    0,94     1,56   0,03  ║ 
║  3    7   112   FON    0,36     1,18  0,03    0,59     1,93   0,04    0,94     3,08   0,05  ║ 
║  3    7   113   FON    0,36     0,29  0,01    0,59     0,47   0,02    0,94     0,75   0,02  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    7   114   FON    0,36     1,21  0,03    0,59     1,98   0,04    0,94     3,16   0,05  ║ 
║  3    7   115   FON    0,56     0,59  0,03    0,91     0,97   0,03    1,46     1,55   0,04  ║ 
║  3    7   116   FON    0,56     1,37  0,04    0,91     2,24   0,05    1,46     3,58   0,07  ║ 
║  3    7   117   FON    0,56     1,37  0,04    0,91     2,24   0,05    1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    7   118   FON    0,56     0,71  0,03    0,91     1,17   0,04    1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    7   119   FON    0,56     0,59  0,03    0,91     0,97   0,03    1,46     1,55   0,04  ║ 
║  3    7   120   FON    0,56     1,37  0,04    0,91     2,24   0,05    1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    7   121   FON    0,56     1,37  0,04    0,91     2,24   0,05    1,46     3,58   0,06  ║ 
║  3    7   122   FON    0,56     0,71  0,03    0,91     1,17   0,04    1,46     1,86   0,05  ║ 
║  3    7   123   FON    0,60     0,52  0,05    0,99     0,86   0,06    1,58     1,36   0,08  ║ 
║  3    7   124   FON    0,60     0,02  0,00    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   125   FON    0,60     0,02  0,01    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   126   FON    0,60     0,02  0,00    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   127   FON    0,60     1,43  0,04    0,99     2,35   0,06    1,58     3,75   0,07  ║ 
║  3    7   128   FON    0,60     1,68  0,05    0,99     2,76   0,07    1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    7   129   FON    0,60     1,09  0,04    0,99     1,80   0,05    1,58     2,86   0,07  ║ 
║  3    7   130   FON    0,60     1,68  0,05    0,99     2,76   0,06    1,58     4,39   0,08  ║ 
║  3    7   131   FON    0,60     0,02  0,00    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   132   FON    0,60     0,02  0,01    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   133   FON    0,60     0,02  0,00    0,99     0,03   0,01    1,58     0,05   0,01  ║ 
║  3    7   134   FON    0,60     0,73  0,05    0,99     1,20   0,07    1,58     1,91   0,09  ║ 
║  3    7   135   FON    0,27     0,66  0,04    0,44     1,08   0,06    0,70     1,72   0,07  ║ 
║  3    7   136   FON   -6,87    81,96  0,84   -7,62    90,87   0,77   -8,82    97,78   0,72  ║ 
║  3    8     2   FON   -6,87    81,96  0,84   -7,62    90,87   0,77   -8,82    97,78   0,72  ║ 
║  3    8     3   FON   -7,17    72,57  0,77   -8,12    82,20   0,72   -9,60    94,50   0,69  ║ 
║  3    8     4   FON   -7,17    10,44  0,43   -8,12    11,83   0,40   -9,60    13,99   0,38  ║ 
║  3    8     5   FON   -7,17     4,93  0,30   -8,12     5,58   0,28   -9,60     6,60   0,27  ║ 
║  3    8     6   FON   -7,17     4,84  0,30   -8,12     5,48   0,28   -9,60     6,48   0,26  ║ 
║  3    8     7   FON   -7,17     6,65  0,32   -8,12     7,53   0,30   -9,60     8,91   0,29  ║ 
║  3    8     8   FON   -7,17    80,02  0,82   -8,12    90,63   0,77   -9,60    98,07   0,73  ║ 
║  3    8     9   FON   -7,35    73,13  0,69   -8,44    83,88   0,66  -10,10   100,48   0,63  ║ 
║  3    8    10   FON   -7,35    54,88  0,71   -8,44    62,94   0,68  -10,10    75,40   0,65  ║ 
║  3    8    11   FON   -7,35     7,83  0,31   -8,44     8,98   0,30  -10,10    10,76   0,29  ║ 
║  3    8    12   FON   -7,35    11,05  0,37   -8,44    12,67   0,35  -10,10    15,18   0,34  ║ 
║  3    8    13   FON   -7,35    13,32  0,41   -8,44    15,28   0,39  -10,10    18,31   0,37  ║ 
║  3    8    14   FON   -7,35     7,83  0,30   -8,44     8,98   0,29  -10,10    10,76   0,27  ║ 
║  3    8    15   FON   -7,35    63,49  0,75   -8,44    72,82   0,71  -10,10    84,90   0,68  ║ 
║  3    8    16   FON   -7,35    69,74  0,67   -8,44    79,99   0,64  -10,10    95,82   0,61  ║ 
║  3    8    17   FON   -7,47    70,22  0,71   -8,62    81,10   0,68  -10,40    97,82   0,66  ║ 
║  3    8    18   FON   -7,47    20,75  0,51   -8,62    23,97   0,49  -10,40    28,91   0,47  ║ 
║  3    8    19   FON   -7,46     4,74  0,21   -8,62     5,48   0,20  -10,40     6,61   0,19  ║ 
║  3    8    20   FON   -7,47     8,08  0,31   -8,63     9,33   0,30  -10,41    11,26   0,29  ║ 
║  3    8    21   FON   -7,47     8,98  0,33   -8,63    10,37   0,32  -10,41    12,51   0,30  ║ 
║  3    8    22   FON   -7,47     2,36  0,13   -8,62     2,72   0,13  -10,40     3,29   0,12  ║ 
║  3    8    23   FON   -7,47    20,75  0,52   -8,62    23,97   0,50  -10,40    28,91   0,48  ║ 
║  3    8    24   FON   -7,47    75,95  0,71   -8,62    87,73   0,68  -10,40   105,81   0,66  ║ 
║  3    8    25   FON   -7,56    71,06  0,72   -8,78    82,53   0,69  -10,64    99,05   0,67  ║ 
║  3    8    26   FON   -7,56    21,00  0,53   -8,78    24,39   0,51  -10,64    29,58   0,50  ║ 
║  3    8    27   FON   -7,56    11,35  0,35   -8,78    13,18   0,34  -10,64    15,99   0,33  ║ 
║  3    8    28   FON   -7,56    14,88  0,78   -8,78    17,28   0,76  -10,64    18,98   0,74  ║ 
║  3    8    29   FON   -7,56    30,93  0,62   -8,78    35,93   0,60  -10,64    43,56   0,58  ║ 
║  3    8    30   FON   -7,56    30,93  0,60   -8,78    35,93   0,58  -10,64    43,56   0,57  ║ 
║  3    8    31   FON   -7,56    14,88  0,78   -8,78    17,28   0,76  -10,64    18,96   0,74  ║ 
║  3    8    32   FON   -7,56    13,10  0,38   -8,78    15,21   0,37  -10,64    18,44   0,36  ║ 
║  3    8    33   FON   -7,56    21,00  0,53   -8,78    24,39   0,51  -10,64    29,58   0,49  ║ 
║  3    8    34   FON   -7,56    76,87  0,72   -8,78    89,27   0,70  -10,64   106,83   0,68  ║ 
║  3    8    35   FON   -7,67    73,87  0,72   -8,96    86,36   0,70  -10,94   102,39   0,69  ║ 
║  3    8    36   FON   -7,67    60,21  0,68   -8,96    70,38   0,66  -10,94    85,88   0,64  ║ 
║  3    8    37   FON   -7,67     8,16  0,35   -8,96     9,54   0,34  -10,94    11,64   0,33  ║ 
║  3    8    38   FON   -7,67     6,12  0,36   -8,96     7,15   0,35  -10,94     8,73   0,34  ║ 
║  3    8    39   FON   -7,67     8,16  0,43   -8,96     9,54   0,42  -10,94    11,64   0,41  ║ 
║  3    8    40   FON   -7,67     7,12  0,31   -8,96     8,32   0,30  -10,94    10,15   0,29  ║ 
║  3    8    41   FON   -7,67    60,80  0,68   -8,96    71,08   0,66  -10,94    86,74   0,65  ║ 
║  3    8    42   FON   -7,67    77,41  0,71   -8,96    90,49   0,69  -10,94   109,73   0,67  ║ 
║  3    8    43   FON   -7,86    75,70  0,87   -9,28    87,11   0,86  -11,44    87,11   0,84  ║ 
║  3    8    44   FON   -7,86     4,40  0,37   -9,28     5,20   0,36  -11,44     6,41   0,36  ║ 
║  3    8    45   FON   -7,86    78,71  0,90   -9,28    87,07   0,89  -11,44    87,07   0,88  ║ 
║  3    8    46   FON   -8,15   103,37  0,99   -9,78   104,07   0,99  -12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3    8    47   FON   -8,15     4,57  0,33   -9,78     5,48   0,33  -12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3    8    48   FON   -8,15     7,57  0,42   -9,78     9,08   0,42  -12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3    8    49   FON   -8,15   102,14  1,00   -9,78   102,14   1,00  -12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3    8    50   FON   -6,06    41,37  0,69   -6,90    47,17   0,65   -8,01    54,72   0,61  ║ 
║  3    8    51   FON   -5,90    40,30  0,66   -6,64    45,35   0,62   -7,59    51,85   0,57  ║ 
║  3    8    52   FON   -6,22     2,24  0,15   -7,18     2,58   0,14   -8,44     3,03   0,14  ║ 
║  3    8    53   FON   -5,73     2,06  0,14   -6,36     2,29   0,13   -7,15     2,57   0,12  ║ 
║  3    8    54   FON   -7,35     4,97  0,61   -8,44     5,70   0,58  -10,10     6,83   0,56  ║ 
║  3    8    55   FON   -7,86     9,48  0,39   -9,28    11,20   0,38  -11,44    13,80   0,38  ║ 
║  3    8    56   FON   -7,85     3,57  0,46   -9,28     4,22   0,45  -11,43     5,20   0,44  ║ 
║  3    8    57   FON   -6,52     6,86  0,45   -7,69     8,09   0,44   -9,25     9,73   0,42  ║ 
║  3    8    58   FON   -6,52     0,19  0,05   -7,69     0,22   0,04   -9,25     0,27   0,04  ║ 
║  3    8    59   FON   -6,52     0,19  0,03   -7,69     0,22   0,03   -9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    8    60   FON   -6,52     0,19  0,05   -7,69     0,22   0,04   -9,25     0,27   0,04  ║ 
║  3    8    61   FON   -6,52    14,94  0,47   -7,69    17,61   0,46   -9,25    21,19   0,45  ║ 
║  3    8    62   FON   -6,52    14,94  0,44   -7,69    17,61   0,44   -9,25    21,19   0,42  ║ 
║  3    8    63   FON   -6,52    14,94  0,45   -7,69    17,61   0,44   -9,25    21,19   0,42  ║ 
║  3    8    64   FON   -6,52    14,94  0,49   -7,69    17,61   0,48   -9,25    21,19   0,46  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    8    65   FON   -6,52     0,19  0,03   -7,69     0,22   0,03   -9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    8    66   FON   -6,52     0,19  0,03   -7,69     0,22   0,03   -9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    8    67   FON   -6,52     0,19  0,03   -7,69     0,22   0,03   -9,25     0,27   0,03  ║ 
║  3    8    68   FON   -6,52     8,82  0,81   -7,69    10,40   0,80   -9,25    10,82   0,77  ║ 
║  3    8    69   FON   -6,49     7,36  0,31   -7,63     8,66   0,30   -9,16    10,39   0,29  ║ 
║  3    8    70   FON   -6,49    15,91  0,43   -7,63    18,72   0,43   -9,16    22,46   0,41  ║ 
║  3    8    71   FON   -6,49    15,91  0,43   -7,63    18,72   0,42   -9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    8    72   FON   -6,49     7,82  0,34   -7,63     9,20   0,33   -9,16    11,04   0,32  ║ 
║  3    8    73   FON   -6,49     6,90  0,30   -7,63     8,12   0,29   -9,16     9,75   0,28  ║ 
║  3    8    74   FON   -6,49    15,91  0,43   -7,63    18,72   0,42   -9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    8    75   FON   -6,49    15,91  0,42   -7,63    18,72   0,42   -9,16    22,46   0,40  ║ 
║  3    8    76   FON   -6,49     8,29  0,33   -7,63     9,76   0,32   -9,16    11,71   0,31  ║ 
║  3    8    77   FON   -6,31     7,61  0,31   -7,32     8,83   0,30   -8,67    10,46   0,28  ║ 
║  3    8    78   FON   -6,31    15,47  0,44   -7,32    17,97   0,43   -8,67    21,28   0,41  ║ 
║  3    8    79   FON   -6,31    15,47  0,45   -7,32    17,97   0,44   -8,67    21,28   0,41  ║ 
║  3    8    80   FON   -6,31     7,15  0,27   -7,32     8,31   0,26   -8,67     9,84   0,24  ║ 
║  3    8    81   FON   -6,31    10,44  0,30   -7,32    12,13   0,29   -8,67    14,36   0,27  ║ 
║  3    8    82   FON   -6,31    20,63  0,43   -7,32    23,97   0,42   -8,67    28,39   0,40  ║ 
║  3    8    83   FON   -6,31     6,71  0,27   -7,32     7,80   0,27   -8,67     9,23   0,25  ║ 
║  3    8    84   FON   -6,22     6,62  0,40   -7,18     7,64   0,38   -8,44     8,99   0,36  ║ 
║  3    8    85   FON   -6,22    15,25  0,57   -7,18    17,60   0,55   -8,44    20,70   0,52  ║ 
║  3    8    86   FON   -6,22    51,25  0,76   -7,18    59,16   0,74   -8,44    67,03   0,69  ║ 
║  3    8    87   FON   -6,22    30,53  0,68   -7,18    35,23   0,66   -8,44    41,44   0,62  ║ 
║  3    8    88   FON   -6,22    15,25  0,46   -7,18    17,60   0,44   -8,44    20,70   0,41  ║ 
║  3    8    89   FON   -6,22    58,00  0,71   -7,18    66,94   0,68   -8,44    78,73   0,64  ║ 
║  3    8    90   FON   -6,31    23,23  0,49   -7,32    26,98   0,48   -8,67    31,95   0,45  ║ 
║  3    8    91   FON   -6,22    16,26  0,45   -7,18    18,77   0,43   -8,44    22,08   0,41  ║ 
║  3    8    92   FON   -6,22    12,25  0,43   -7,18    14,13   0,41   -8,44    16,62   0,39  ║ 
║  3    8    93   FON   -6,06    44,24  0,66   -6,90    50,43   0,63   -8,01    58,51   0,58  ║ 
║  3    8    94   FON   -6,06     3,40  0,19   -6,90     3,87   0,18   -8,01     4,49   0,17  ║ 
║  3    8    95   FON   -9,55     5,44  0,34  -11,12     6,34   0,33  -13,44     7,66   0,32  ║ 
║  3    8    96   FON   -4,09     1,76  0,13   -4,94     2,12   0,13   -6,30     2,70   0,13  ║ 
║  3    8    97   FON   -5,90    43,09  0,64   -6,64    48,49   0,60   -7,59    55,45   0,55  ║ 
║  3    8    98   FON   -5,90     3,31  0,18   -6,64     3,72   0,17   -7,59     4,26   0,16  ║ 
║  3    8    99   FON   -5,73     5,71  0,36   -6,36     6,33   0,33   -7,15     7,12   0,30  ║ 
║  3    8   100   FON   -5,73    14,06  0,52   -6,36    15,59   0,48   -7,15    17,54   0,43  ║ 
║  3    8   101   FON   -5,73    47,71  0,70   -6,36    52,90   0,65   -7,15    59,49   0,58  ║ 
║  3    8   102   FON   -5,73    28,15  0,64   -6,36    31,21   0,59   -7,15    35,10   0,53  ║ 
║  3    8   103   FON   -5,73    14,06  0,40   -6,36    15,59   0,37   -7,15    17,54   0,34  ║ 
║  3    8   104   FON   -5,73    52,59  0,60   -6,36    58,32   0,55   -7,15    65,58   0,50  ║ 
║  3    8   105   FON   -5,73     6,10  0,22   -6,36     6,77   0,20   -7,15     7,61   0,18  ║ 
║  3    8   106   FON   -7,86    10,62  0,32   -9,28    12,55   0,31  -11,44    15,47   0,31  ║ 
║  3    8   107   FON   -5,65     6,01  0,26   -6,21     6,61   0,23   -6,92     7,37   0,21  ║ 
║  3    8   108   FON   -5,65    13,85  0,39   -6,21    15,24   0,36   -6,92    16,98   0,32  ║ 
║  3    8   109   FON   -5,65    13,85  0,41   -6,21    15,24   0,38   -6,92    16,98   0,34  ║ 
║  3    8   110   FON   -5,65     7,22  0,25   -6,21     7,95   0,23   -6,92     8,85   0,21  ║ 
║  3    8   111   FON   -5,65     9,35  0,31   -6,21    10,29   0,29   -6,92    11,46   0,26  ║ 
║  3    8   112   FON   -5,65    18,48  0,41   -6,21    20,34   0,38   -6,92    22,65   0,34  ║ 
║  3    8   113   FON   -5,65     4,51  0,20   -6,21     4,96   0,18   -6,92     5,53   0,16  ║ 
║  3    8   114   FON   -5,65    18,95  0,42   -6,21    20,85   0,39   -6,92    23,22   0,34  ║ 
║  3    8   115   FON   -5,47     5,82  0,25   -5,91     6,29   0,22   -6,44     6,86   0,19  ║ 
║  3    8   116   FON   -5,47    13,41  0,37   -5,91    14,49   0,33   -6,44    15,79   0,29  ║ 
║  3    8   117   FON   -5,47    13,41  0,36   -5,91    14,49   0,32   -6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    8   118   FON   -5,47     6,99  0,30   -5,91     7,55   0,27   -6,44     8,23   0,23  ║ 
║  3    8   119   FON   -5,47     5,82  0,25   -5,91     6,29   0,23   -6,44     6,86   0,20  ║ 
║  3    8   120   FON   -5,47    13,41  0,36   -5,91    14,49   0,33   -6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    8   121   FON   -5,47    13,41  0,36   -5,91    14,49   0,32   -6,44    15,79   0,28  ║ 
║  3    8   122   FON   -5,47     6,99  0,28   -5,91     7,55   0,25   -6,44     8,23   0,22  ║ 
║  3    8   123   FON   -5,42     4,68  0,41   -5,83     5,03   0,37   -6,32     5,45   0,32  ║ 
║  3    8   124   FON   -5,42     0,16  0,04   -5,83     0,17   0,04   -6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   125   FON   -5,42     0,16  0,05   -5,83     0,17   0,05   -6,32     0,18   0,04  ║ 
║  3    8   126   FON   -5,42     0,16  0,04   -5,83     0,17   0,03   -6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   127   FON   -5,42    12,86  0,38   -5,83    13,84   0,34   -6,32    15,00   0,29  ║ 
║  3    8   128   FON   -5,42    15,08  0,44   -5,83    16,22   0,39   -6,32    17,58   0,34  ║ 
║  3    8   129   FON   -5,42     9,83  0,34   -5,83    10,57   0,31   -6,32    11,46   0,27  ║ 
║  3    8   130   FON   -5,42    15,08  0,42   -5,83    16,22   0,37   -6,32    17,58   0,32  ║ 
║  3    8   131   FON   -5,42     0,16  0,04   -5,83     0,17   0,04   -6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   132   FON   -5,42     0,16  0,05   -5,83     0,17   0,05   -6,32     0,18   0,04  ║ 
║  3    8   133   FON   -5,42     0,16  0,04   -5,83     0,17   0,04   -6,32     0,18   0,03  ║ 
║  3    8   134   FON   -5,42     6,54  0,48   -5,83     7,04   0,43   -6,32     7,63   0,37  ║ 
║  3    8   135   FON   -5,73    14,06  0,89   -6,36    15,59   0,82   -7,15    15,75   0,74  ║ 
║  3    8   136   FON   -2,57    30,62  0,31   -3,08    36,77   0,31   -3,67    43,72   0,30  ║ 
║  3    9     2   FON   -2,57    30,62  0,31   -3,08    36,77   0,31   -3,67    43,72   0,30  ║ 
║  3    9     3   FON   -2,63    26,68  0,28   -3,16    31,98   0,28   -3,78    38,24   0,27  ║ 
║  3    9     4   FON   -2,63     3,84  0,16   -3,16     4,60   0,16   -3,78     5,50   0,15  ║ 
║  3    9     5   FON   -2,63     1,81  0,11   -3,16     2,17   0,11   -3,78     2,60   0,11  ║ 
║  3    9     6   FON   -2,63     1,78  0,11   -3,16     2,13   0,11   -3,78     2,55   0,10  ║ 
║  3    9     7   FON   -2,63     2,45  0,12   -3,16     2,93   0,12   -3,78     3,50   0,11  ║ 
║  3    9     8   FON   -2,63    29,42  0,30   -3,16    35,27   0,30   -3,78    42,16   0,29  ║ 
║  3    9     9   FON   -2,68    26,62  0,25   -3,21    31,89   0,25   -3,85    38,24   0,24  ║ 
║  3    9    10   FON   -2,68    19,98  0,26   -3,21    23,93   0,26   -3,85    28,70   0,25  ║ 
║  3    9    11   FON   -2,68     2,85  0,11   -3,21     3,41   0,11   -3,85     4,09   0,11  ║ 
║  3    9    12   FON   -2,68     4,02  0,13   -3,21     4,82   0,13   -3,85     5,78   0,13  ║ 
║  3    9    13   FON   -2,68     4,85  0,15   -3,21     5,81   0,15   -3,85     6,97   0,14  ║ 
║  3    9    14   FON   -2,68     2,85  0,11   -3,21     3,41   0,11   -3,85     4,09   0,10  ║ 
║  3    9    15   FON   -2,68    23,11  0,27   -3,21    27,68   0,27   -3,85    33,20   0,26  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    9    16   FON   -2,68    25,39  0,24   -3,21    30,41   0,24   -3,85    36,47   0,23  ║ 
║  3    9    17   FON   -2,70    25,42  0,26   -3,24    30,43   0,26   -3,89    36,56   0,25  ║ 
║  3    9    18   FON   -2,70     7,51  0,19   -3,24     8,99   0,18   -3,89    10,80   0,18  ║ 
║  3    9    19   FON   -2,70     1,72  0,07   -3,23     2,06   0,07   -3,89     2,47   0,07  ║ 
║  3    9    20   FON   -2,70     2,92  0,11   -3,24     3,50   0,11   -3,89     4,21   0,11  ║ 
║  3    9    21   FON   -2,70     3,25  0,12   -3,24     3,89   0,12   -3,89     4,67   0,11  ║ 
║  3    9    22   FON   -2,70     0,85  0,05   -3,24     1,02   0,05   -3,89     1,23   0,05  ║ 
║  3    9    23   FON   -2,70     7,51  0,19   -3,24     8,99   0,19   -3,89    10,80   0,18  ║ 
║  3    9    24   FON   -2,70    27,50  0,26   -3,24    32,91   0,26   -3,89    39,54   0,25  ║ 
║  3    9    25   FON   -2,72    25,61  0,26   -3,26    30,64   0,26   -3,92    36,87   0,25  ║ 
║  3    9    26   FON   -2,72     7,57  0,19   -3,26     9,06   0,19   -3,92    10,90   0,18  ║ 
║  3    9    27   FON   -2,72     4,09  0,13   -3,26     4,90   0,13   -3,92     5,89   0,12  ║ 
║  3    9    28   FON   -2,72     5,36  0,28   -3,26     6,42   0,28   -3,92     7,72   0,27  ║ 
║  3    9    29   FON   -2,72    11,15  0,22   -3,26    13,34   0,22   -3,92    16,05   0,21  ║ 
║  3    9    30   FON   -2,72    11,15  0,22   -3,26    13,34   0,22   -3,92    16,05   0,21  ║ 
║  3    9    31   FON   -2,72     5,36  0,28   -3,26     6,42   0,28   -3,92     7,72   0,27  ║ 
║  3    9    32   FON   -2,72     4,72  0,14   -3,26     5,65   0,14   -3,92     6,80   0,13  ║ 
║  3    9    33   FON   -2,72     7,57  0,19   -3,26     9,06   0,19   -3,92    10,90   0,18  ║ 
║  3    9    34   FON   -2,72    27,70  0,26   -3,26    33,15   0,26   -3,92    39,88   0,25  ║ 
║  3    9    35   FON   -2,75    26,48  0,26   -3,29    31,67   0,26   -3,96    38,17   0,25  ║ 
║  3    9    36   FON   -2,75    21,58  0,24   -3,29    25,81   0,24   -3,96    31,11   0,23  ║ 
║  3    9    37   FON   -2,75     2,93  0,12   -3,29     3,50   0,12   -3,96     4,22   0,12  ║ 
║  3    9    38   FON   -2,75     2,19  0,13   -3,29     2,62   0,13   -3,96     3,16   0,12  ║ 
║  3    9    39   FON   -2,75     2,93  0,15   -3,29     3,50   0,15   -3,96     4,22   0,15  ║ 
║  3    9    40   FON   -2,75     2,55  0,11   -3,29     3,05   0,11   -3,96     3,68   0,11  ║ 
║  3    9    41   FON   -2,75    21,80  0,24   -3,29    26,07   0,24   -3,96    31,42   0,24  ║ 
║  3    9    42   FON   -2,75    27,75  0,25   -3,29    33,19   0,25   -3,96    40,00   0,24  ║ 
║  3    9    43   FON   -2,79    26,90  0,31   -3,34    32,14   0,31   -4,03    38,85   0,30  ║ 
║  3    9    44   FON   -2,79     1,57  0,13   -3,34     1,87   0,13   -4,03     2,26   0,13  ║ 
║  3    9    45   FON   -2,79    27,97  0,32   -3,34    33,42   0,32   -4,03    40,40   0,31  ║ 
║  3    9    46   FON   -2,86    36,26  0,35   -3,41    43,27   0,35   -4,14    52,53   0,34  ║ 
║  3    9    47   FON   -2,86     1,60  0,12   -3,41     1,91   0,11   -4,14     2,32   0,11  ║ 
║  3    9    48   FON   -2,86     2,65  0,15   -3,41     3,17   0,15   -4,14     3,84   0,14  ║ 
║  3    9    49   FON   -2,86    35,82  0,35   -3,41    42,75   0,35   -4,14    51,91   0,34  ║ 
║  3    9    50   FON   -6,50    44,38  0,74   -7,79    53,22   0,74   -9,75    60,19   0,74  ║ 
║  3    9    51   FON   -6,46    44,13  0,72   -7,75    52,94   0,72   -9,70    60,89   0,73  ║ 
║  3    9    52   FON   -6,53     2,35  0,16   -7,83     2,82   0,16   -9,81     3,53   0,16  ║ 
║  3    9    53   FON   -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3    9    54   FON   -2,68     1,81  0,22   -3,21     2,17   0,22   -3,85     2,60   0,21  ║ 
║  3    9    55   FON   -2,79     3,37  0,14   -3,34     4,02   0,14   -4,03     4,86   0,13  ║ 
║  3    9    56   FON   -2,79     1,27  0,16   -3,33     1,52   0,16   -4,03     1,83   0,16  ║ 
║  3    9    57   FON   -6,60     6,95  0,45   -7,91     8,32   0,45   -9,93    10,44   0,45  ║ 
║  3    9    58   FON   -6,60     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,93     0,29   0,05  ║ 
║  3    9    59   FON   -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    60   FON   -6,60     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,93     0,29   0,05  ║ 
║  3    9    61   FON   -6,60    15,12  0,48   -7,91    18,12   0,48   -9,93    22,74   0,48  ║ 
║  3    9    62   FON   -6,60    15,12  0,45   -7,91    18,12   0,45   -9,93    22,74   0,45  ║ 
║  3    9    63   FON   -6,60    15,12  0,45   -7,91    18,12   0,45   -9,93    22,74   0,45  ║ 
║  3    9    64   FON   -6,60    15,12  0,49   -7,91    18,12   0,49   -9,93    22,74   0,49  ║ 
║  3    9    65   FON   -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    66   FON   -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    67   FON   -6,60     0,19  0,03   -7,91     0,23   0,03   -9,93     0,29   0,03  ║ 
║  3    9    68   FON   -6,60     8,93  0,82   -7,91    10,70   0,82   -9,93    10,82   0,83  ║ 
║  3    9    69   FON   -6,59     7,48  0,31   -7,90     8,97   0,31   -9,91    11,25   0,31  ║ 
║  3    9    70   FON   -6,59    16,17  0,44   -7,90    19,38   0,44   -9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    9    71   FON   -6,59    16,17  0,44   -7,90    19,38   0,44   -9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    9    72   FON   -6,59     7,95  0,35   -7,90     9,53   0,35   -9,91    11,96   0,35  ║ 
║  3    9    73   FON   -6,59     7,02  0,31   -7,90     8,41   0,30   -9,91    10,55   0,31  ║ 
║  3    9    74   FON   -6,59    16,17  0,44   -7,90    19,38   0,44   -9,91    24,32   0,44  ║ 
║  3    9    75   FON   -6,59    16,17  0,43   -7,90    19,38   0,43   -9,91    24,32   0,43  ║ 
║  3    9    76   FON   -6,59     8,43  0,33   -7,90    10,10   0,33   -9,91    12,68   0,33  ║ 
║  3    9    77   FON   -6,55     7,90  0,32   -7,85     9,47   0,32   -9,85    11,88   0,32  ║ 
║  3    9    78   FON   -6,55    16,07  0,46   -7,85    19,27   0,46   -9,85    24,15   0,46  ║ 
║  3    9    79   FON   -6,55    16,07  0,47   -7,85    19,27   0,47   -9,85    24,15   0,47  ║ 
║  3    9    80   FON   -6,55     7,44  0,28   -7,85     8,91   0,28   -9,85    11,17   0,28  ║ 
║  3    9    81   FON   -6,55    10,85  0,31   -7,85    13,00   0,31   -9,85    16,30   0,31  ║ 
║  3    9    82   FON   -6,55    21,45  0,45   -7,85    25,70   0,45   -9,85    32,23   0,45  ║ 
║  3    9    83   FON   -6,55     6,98  0,28   -7,85     8,36   0,28   -9,85    10,48   0,29  ║ 
║  3    9    84   FON   -6,53     6,95  0,42   -7,83     8,34   0,42   -9,81    10,45   0,42  ║ 
║  3    9    85   FON   -6,53    16,02  0,60   -7,83    19,21   0,60   -9,81    24,07   0,60  ║ 
║  3    9    86   FON   -6,53    53,85  0,80   -7,83    64,56   0,80   -9,81    67,03   0,80  ║ 
║  3    9    87   FON   -6,53    32,07  0,72   -7,83    38,45   0,72   -9,81    44,68   0,72  ║ 
║  3    9    88   FON   -6,53    16,02  0,48   -7,83    19,21   0,48   -9,81    24,07   0,48  ║ 
║  3    9    89   FON   -6,53    60,94  0,74   -7,83    73,06   0,74   -9,81    81,81   0,75  ║ 
║  3    9    90   FON   -6,55    24,14  0,51   -7,85    28,94   0,51   -9,85    36,28   0,51  ║ 
║  3    9    91   FON   -6,53    17,09  0,47   -7,83    20,49   0,47   -9,81    25,67   0,47  ║ 
║  3    9    92   FON   -6,53    12,87  0,45   -7,83    15,43   0,45   -9,81    19,33   0,45  ║ 
║  3    9    93   FON   -6,50    47,45  0,71   -7,79    56,91   0,71   -9,75    66,90   0,71  ║ 
║  3    9    94   FON   -6,50     3,64  0,20   -7,79     4,37   0,20   -9,75     5,47   0,20  ║ 
║  3    9    95   FON   -5,20     2,97  0,19   -6,23     3,55   0,19   -7,67     4,37   0,18  ║ 
║  3    9    96   FON    0,56     0,24  0,02    0,69     0,29   0,02    0,99     0,42   0,02  ║ 
║  3    9    97   FON   -6,46    47,19  0,70   -7,75    56,61   0,70   -9,70    67,45   0,70  ║ 
║  3    9    98   FON   -6,46     3,62  0,20   -7,75     4,35   0,20   -9,70     5,44   0,20  ║ 
║  3    9    99   FON   -6,42     6,40  0,41   -7,71     7,67   0,41   -9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3    9   100   FON   -6,42    15,75  0,58   -7,71    18,91   0,58   -9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3    9   101   FON   -6,42    53,45  0,79   -7,71    64,13   0,79   -9,63    67,87   0,79  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3    9   102   FON   -6,42    31,53  0,71   -7,71    37,84   0,71   -9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3    9   103   FON   -6,42    15,75  0,45   -7,71    18,91   0,45   -9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3    9   104   FON   -6,42    58,92  0,67   -7,71    70,71   0,67   -9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3    9   105   FON   -6,42     6,84  0,24   -7,71     8,21   0,24   -9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3    9   106   FON   -2,79     3,78  0,11   -3,34     4,51   0,11   -4,03     5,45   0,11  ║ 
║  3    9   107   FON   -6,40     6,82  0,29   -7,69     8,18   0,29   -9,60    10,22   0,29  ║ 
║  3    9   108   FON   -6,40    15,71  0,44   -7,69    18,85   0,44   -9,60    23,55   0,44  ║ 
║  3    9   109   FON   -6,40    15,71  0,47   -7,69    18,85   0,47   -9,60    23,55   0,47  ║ 
║  3    9   110   FON   -6,40     8,19  0,29   -7,69     9,83   0,29   -9,60    12,28   0,29  ║ 
║  3    9   111   FON   -6,40    10,60  0,36   -7,69    12,72   0,36   -9,60    15,90   0,36  ║ 
║  3    9   112   FON   -6,40    20,96  0,47   -7,69    25,15   0,47   -9,60    31,43   0,47  ║ 
║  3    9   113   FON   -6,40     5,11  0,23   -7,69     6,14   0,23   -9,60     7,67   0,23  ║ 
║  3    9   114   FON   -6,40    21,48  0,48   -7,69    25,78   0,48   -9,60    32,22   0,48  ║ 
║  3    9   115   FON   -6,36     6,77  0,29   -7,64     8,13   0,29   -9,54    10,15   0,29  ║ 
║  3    9   116   FON   -6,36    15,61  0,43   -7,64    18,74   0,43   -9,54    23,39   0,43  ║ 
║  3    9   117   FON   -6,36    15,61  0,42   -7,64    18,74   0,42   -9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    9   118   FON   -6,36     8,14  0,35   -7,64     9,77   0,35   -9,54    12,19   0,35  ║ 
║  3    9   119   FON   -6,36     6,77  0,29   -7,64     8,13   0,29   -9,54    10,15   0,29  ║ 
║  3    9   120   FON   -6,36    15,61  0,42   -7,64    18,74   0,42   -9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    9   121   FON   -6,36    15,61  0,42   -7,64    18,74   0,42   -9,54    23,39   0,42  ║ 
║  3    9   122   FON   -6,36     8,14  0,32   -7,64     9,77   0,32   -9,54    12,19   0,32  ║ 
║  3    9   123   FON   -6,35     5,48  0,48   -7,63     6,58   0,48   -9,52     8,21   0,48  ║ 
║  3    9   124   FON   -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   125   FON   -6,35     0,18  0,06   -7,63     0,22   0,06   -9,52     0,28   0,06  ║ 
║  3    9   126   FON   -6,35     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,52     0,28   0,04  ║ 
║  3    9   127   FON   -6,35    15,07  0,44   -7,63    18,09   0,44   -9,52    22,58   0,44  ║ 
║  3    9   128   FON   -6,35    17,66  0,51   -7,63    21,20   0,51   -9,52    26,46   0,51  ║ 
║  3    9   129   FON   -6,35    11,51  0,40   -7,63    13,82   0,40   -9,52    17,24   0,40  ║ 
║  3    9   130   FON   -6,35    17,66  0,49   -7,63    21,20   0,49   -9,52    26,46   0,49  ║ 
║  3    9   131   FON   -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   132   FON   -6,35     0,18  0,06   -7,63     0,22   0,06   -9,52     0,28   0,06  ║ 
║  3    9   133   FON   -6,35     0,18  0,05   -7,63     0,22   0,05   -9,52     0,28   0,05  ║ 
║  3    9   134   FON   -6,35     7,66  0,56   -7,63     9,20   0,56   -9,52    11,48   0,56  ║ 
║  3    9   135   FON   -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3    9   136   FON   -0,11     1,27  0,01   -0,14     1,63   0,01   -0,15     1,80   0,01  ║ 
║  3   10     2   FON   -0,11     1,27  0,01   -0,14     1,63   0,01   -0,15     1,80   0,01  ║ 
║  3   10     3   FON   -0,06     0,58  0,01   -0,07     0,75   0,01   -0,08     0,83   0,01  ║ 
║  3   10     4   FON   -0,06     0,08  0,00   -0,07     0,11   0,00   -0,08     0,12   0,00  ║ 
║  3   10     5   FON   -0,06     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     6   FON   -0,06     0,04  0,00   -0,07     0,05   0,00   -0,08     0,06   0,00  ║ 
║  3   10     7   FON   -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,07   0,00   -0,08     0,08   0,00  ║ 
║  3   10     8   FON   -0,06     0,64  0,01   -0,07     0,83   0,01   -0,08     0,91   0,01  ║ 
║  3   10     9   FON   -0,03     0,26  0,00   -0,03     0,33   0,00   -0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3   10    10   FON   -0,03     0,19  0,00   -0,03     0,25   0,00   -0,04     0,28   0,00  ║ 
║  3   10    11   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    12   FON   -0,03     0,04  0,00   -0,03     0,05   0,00   -0,04     0,06   0,00  ║ 
║  3   10    13   FON   -0,03     0,05  0,00   -0,03     0,06   0,00   -0,04     0,07   0,00  ║ 
║  3   10    14   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,03     0,04   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    15   FON   -0,03     0,22  0,00   -0,03     0,29   0,00   -0,04     0,32   0,00  ║ 
║  3   10    16   FON   -0,03     0,25  0,00   -0,03     0,32   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3   10    17   FON   -0,01     0,07  0,00   -0,01     0,09   0,00   -0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    18   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    19   FON   -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    20   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    21   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  3   10    22   FON   -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  3   10    23   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    24   FON   -0,01     0,08  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    25   FON    0,01     0,07  0,00    0,01     0,09   0,00    0,01     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    26   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    27   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    28   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    29   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    30   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    31   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    32   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    33   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    34   FON    0,01     0,07  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,11   0,00  ║ 
║  3   10    35   FON    0,03     0,25  0,00    0,03     0,32   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  3   10    36   FON    0,03     0,20  0,00    0,03     0,26   0,00    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3   10    37   FON    0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    38   FON    0,03     0,02  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    39   FON    0,03     0,03  0,00    0,03     0,04   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    40   FON    0,03     0,02  0,00    0,03     0,03   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  3   10    41   FON    0,03     0,20  0,00    0,03     0,26   0,00    0,04     0,29   0,00  ║ 
║  3   10    42   FON    0,03     0,26  0,00    0,03     0,33   0,00    0,04     0,37   0,00  ║ 
║  3   10    43   FON    0,06     0,55  0,01    0,07     0,71   0,01    0,08     0,79   0,01  ║ 
║  3   10    44   FON    0,06     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,08     0,05   0,00  ║ 
║  3   10    45   FON    0,06     0,57  0,01    0,07     0,74   0,01    0,08     0,82   0,01  ║ 
║  3   10    46   FON    0,11     1,34  0,01    0,14     1,73   0,01    0,15     1,92   0,01  ║ 
║  3   10    47   FON    0,11     0,06  0,00    0,14     0,08   0,00    0,15     0,08   0,00  ║ 
║  3   10    48   FON    0,11     0,10  0,01    0,14     0,13   0,01    0,15     0,14   0,01  ║ 
║  3   10    49   FON    0,11     1,33  0,01    0,14     1,71   0,01    0,15     1,89   0,01  ║ 
║  3   10    50   FON   -6,37    43,51  0,72   -7,64    52,18   0,72   -9,56    60,19   0,72  ║ 
║  3   10    51   FON   -6,40    43,69  0,72   -7,67    52,41   0,72   -9,60    60,89   0,72  ║ 
║  3   10    52   FON   -6,34     2,28  0,15   -7,60     2,73   0,15   -9,52     3,42   0,15  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   10    53   FON   -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3   10    54   FON   -0,03     0,02  0,00   -0,03     0,02   0,00   -0,04     0,02   0,00  ║ 
║  3   10    55   FON    0,06     0,07  0,00    0,07     0,09   0,00    0,08     0,10   0,00  ║ 
║  3   10    56   FON    0,06     0,03  0,00    0,07     0,03   0,00    0,08     0,04   0,00  ║ 
║  3   10    57   FON   -6,29     6,62  0,43   -7,54     7,93   0,43   -9,45     9,94   0,43  ║ 
║  3   10    58   FON   -6,29     0,18  0,04   -7,54     0,22   0,04   -9,45     0,27   0,04  ║ 
║  3   10    59   FON   -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    60   FON   -6,29     0,18  0,04   -7,54     0,22   0,04   -9,45     0,27   0,04  ║ 
║  3   10    61   FON   -6,29    14,41  0,46   -7,54    17,27   0,46   -9,45    21,64   0,46  ║ 
║  3   10    62   FON   -6,29    14,41  0,43   -7,54    17,27   0,43   -9,45    21,64   0,43  ║ 
║  3   10    63   FON   -6,29    14,41  0,43   -7,54    17,27   0,43   -9,45    21,64   0,43  ║ 
║  3   10    64   FON   -6,29    14,41  0,47   -7,54    17,27   0,47   -9,45    21,64   0,47  ║ 
║  3   10    65   FON   -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    66   FON   -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    67   FON   -6,29     0,18  0,03   -7,54     0,22   0,03   -9,45     0,27   0,03  ║ 
║  3   10    68   FON   -6,29     8,51  0,79   -7,54    10,20   0,78   -9,45    10,82   0,79  ║ 
║  3   10    69   FON   -6,30     7,15  0,30   -7,55     8,56   0,30   -9,46    10,73   0,30  ║ 
║  3   10    70   FON   -6,30    15,45  0,42   -7,55    18,51   0,42   -9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3   10    71   FON   -6,30    15,45  0,42   -7,55    18,51   0,42   -9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3   10    72   FON   -6,30     7,60  0,33   -7,55     9,10   0,33   -9,46    11,41   0,33  ║ 
║  3   10    73   FON   -6,30     6,70  0,29   -7,55     8,03   0,29   -9,46    10,07   0,29  ║ 
║  3   10    74   FON   -6,30    15,45  0,42   -7,55    18,51   0,42   -9,46    23,19   0,42  ║ 
║  3   10    75   FON   -6,30    15,45  0,41   -7,55    18,51   0,41   -9,46    23,19   0,41  ║ 
║  3   10    76   FON   -6,30     8,05  0,32   -7,55     9,65   0,32   -9,46    12,09   0,32  ║ 
║  3   10    77   FON   -6,33     7,63  0,31   -7,59     9,15   0,31   -9,50    11,46   0,31  ║ 
║  3   10    78   FON   -6,33    15,52  0,44   -7,59    18,61   0,44   -9,50    23,30   0,44  ║ 
║  3   10    79   FON   -6,33    15,52  0,45   -7,59    18,61   0,45   -9,50    23,30   0,45  ║ 
║  3   10    80   FON   -6,33     7,18  0,27   -7,59     8,61   0,27   -9,50    10,78   0,27  ║ 
║  3   10    81   FON   -6,33    10,48  0,30   -7,59    12,56   0,30   -9,50    15,73   0,30  ║ 
║  3   10    82   FON   -6,33    20,71  0,43   -7,59    24,82   0,43   -9,50    31,09   0,43  ║ 
║  3   10    83   FON   -6,33     6,74  0,27   -7,59     8,07   0,27   -9,50    10,11   0,28  ║ 
║  3   10    84   FON   -6,34     6,75  0,41   -7,60     8,09   0,41   -9,52    10,13   0,41  ║ 
║  3   10    85   FON   -6,34    15,56  0,58   -7,60    18,65   0,58   -9,52    23,35   0,59  ║ 
║  3   10    86   FON   -6,34    52,28  0,78   -7,60    62,68   0,78   -9,52    67,03   0,78  ║ 
║  3   10    87   FON   -6,34    31,14  0,70   -7,60    37,33   0,70   -9,52    44,68   0,70  ║ 
║  3   10    88   FON   -6,34    15,56  0,47   -7,60    18,65   0,47   -9,52    23,35   0,47  ║ 
║  3   10    89   FON   -6,34    59,16  0,72   -7,60    70,93   0,72   -9,52    81,81   0,72  ║ 
║  3   10    90   FON   -6,33    23,31  0,49   -7,59    27,94   0,49   -9,50    34,99   0,49  ║ 
║  3   10    91   FON   -6,34    16,59  0,46   -7,60    19,89   0,46   -9,52    24,90   0,46  ║ 
║  3   10    92   FON   -6,34    12,49  0,44   -7,60    14,98   0,44   -9,52    18,75   0,44  ║ 
║  3   10    93   FON   -6,37    46,52  0,70   -7,64    55,79   0,70   -9,56    66,90   0,70  ║ 
║  3   10    94   FON   -6,37     3,57  0,20   -7,64     4,28   0,20   -9,56     5,36   0,20  ║ 
║  3   10    95   FON   -2,60     1,48  0,09   -3,12     1,78   0,09   -3,91     2,23   0,09  ║ 
║  3   10    96   FON    3,01     1,29  0,10    3,61     1,55   0,10    4,52     1,94   0,10  ║ 
║  3   10    97   FON   -6,40    46,71  0,69   -7,67    56,04   0,69   -9,60    67,45   0,69  ║ 
║  3   10    98   FON   -6,40     3,59  0,20   -7,67     4,30   0,20   -9,60     5,38   0,20  ║ 
║  3   10    99   FON   -6,42     6,40  0,41   -7,71     7,67   0,41   -9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3   10   100   FON   -6,42    15,75  0,58   -7,71    18,91   0,58   -9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3   10   101   FON   -6,42    53,45  0,79   -7,71    64,13   0,79   -9,63    67,87   0,79  ║ 
║  3   10   102   FON   -6,42    31,53  0,71   -7,71    37,84   0,71   -9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3   10   103   FON   -6,42    15,75  0,45   -7,71    18,91   0,45   -9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3   10   104   FON   -6,42    58,92  0,67   -7,71    70,71   0,67   -9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3   10   105   FON   -6,42     6,84  0,24   -7,71     8,21   0,24   -9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3   10   106   FON    0,06     0,08  0,00    0,07     0,10   0,00    0,08     0,11   0,00  ║ 
║  3   10   107   FON   -6,44     6,85  0,29   -7,73     8,22   0,29   -9,65    10,28   0,29  ║ 
║  3   10   108   FON   -6,44    15,79  0,44   -7,73    18,95   0,44   -9,65    23,68   0,44  ║ 
║  3   10   109   FON   -6,44    15,79  0,47   -7,73    18,95   0,47   -9,65    23,68   0,47  ║ 
║  3   10   110   FON   -6,44     8,23  0,29   -7,73     9,88   0,29   -9,65    12,35   0,29  ║ 
║  3   10   111   FON   -6,44    10,66  0,36   -7,73    12,79   0,36   -9,65    15,98   0,36  ║ 
║  3   10   112   FON   -6,44    21,07  0,47   -7,73    25,28   0,47   -9,65    31,60   0,47  ║ 
║  3   10   113   FON   -6,44     5,14  0,23   -7,73     6,17   0,23   -9,65     7,71   0,23  ║ 
║  3   10   114   FON   -6,44    21,60  0,48   -7,73    25,92   0,48   -9,65    32,39   0,48  ║ 
║  3   10   115   FON   -6,47     6,88  0,29   -7,76     8,27   0,29   -9,70    10,32   0,29  ║ 
║  3   10   116   FON   -6,47    15,86  0,44   -7,76    19,04   0,44   -9,70    23,79   0,44  ║ 
║  3   10   117   FON   -6,47    15,86  0,43   -7,76    19,04   0,43   -9,70    23,79   0,43  ║ 
║  3   10   118   FON   -6,47     8,27  0,35   -7,76     9,93   0,35   -9,70    12,40   0,35  ║ 
║  3   10   119   FON   -6,47     6,88  0,30   -7,76     8,27   0,30   -9,70    10,32   0,30  ║ 
║  3   10   120   FON   -6,47    15,86  0,43   -7,76    19,04   0,43   -9,70    23,79   0,43  ║ 
║  3   10   121   FON   -6,47    15,86  0,42   -7,76    19,04   0,42   -9,70    23,79   0,42  ║ 
║  3   10   122   FON   -6,47     8,27  0,33   -7,76     9,93   0,33   -9,70    12,40   0,33  ║ 
║  3   10   123   FON   -6,47     5,58  0,49   -7,77     6,70   0,49   -9,71     8,37   0,49  ║ 
║  3   10   124   FON   -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   125   FON   -6,47     0,19  0,06   -7,77     0,23   0,06   -9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3   10   126   FON   -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,04  ║ 
║  3   10   127   FON   -6,47    15,35  0,45   -7,77    18,44   0,45   -9,71    23,02   0,45  ║ 
║  3   10   128   FON   -6,47    18,00  0,52   -7,77    21,61   0,52   -9,71    26,98   0,52  ║ 
║  3   10   129   FON   -6,47    11,73  0,41   -7,77    14,08   0,41   -9,71    17,59   0,41  ║ 
║  3   10   130   FON   -6,47    18,00  0,50   -7,77    21,61   0,50   -9,71    26,98   0,50  ║ 
║  3   10   131   FON   -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   132   FON   -6,47     0,19  0,06   -7,77     0,23   0,06   -9,71     0,28   0,06  ║ 
║  3   10   133   FON   -6,47     0,19  0,05   -7,77     0,23   0,05   -9,71     0,28   0,05  ║ 
║  3   10   134   FON   -6,47     7,81  0,57   -7,77     9,38   0,57   -9,71    11,71   0,57  ║ 
║  3   10   135   FON   -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3   10   136   FON    2,28    27,23  0,28    2,72    32,47   0,28    3,30    39,36   0,27  ║ 
║  3   11     2   FON    2,28    27,23  0,28    2,72    32,47   0,28    3,30    39,36   0,27  ║ 
║  3   11     3   FON    2,44    24,75  0,26    2,92    29,57   0,26    3,54    35,90   0,25  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   11     4   FON    2,44     3,56  0,15    2,92     4,25   0,14    3,54     5,16   0,14  ║ 
║  3   11     5   FON    2,44     1,68  0,10    2,92     2,01   0,10    3,54     2,44   0,10  ║ 
║  3   11     6   FON    2,44     1,65  0,10    2,92     1,97   0,10    3,54     2,39   0,10  ║ 
║  3   11     7   FON    2,44     2,27  0,11    2,92     2,71   0,11    3,54     3,29   0,11  ║ 
║  3   11     8   FON    2,44    27,29  0,28    2,92    32,60   0,28    3,54    39,58   0,27  ║ 
║  3   11     9   FON    2,55    25,33  0,24    3,05    30,29   0,24    3,70    36,81   0,23  ║ 
║  3   11    10   FON    2,55    19,01  0,25    3,05    22,73   0,25    3,70    27,62   0,24  ║ 
║  3   11    11   FON    2,55     2,71  0,11    3,05     3,24   0,11    3,70     3,94   0,11  ║ 
║  3   11    12   FON    2,55     3,83  0,13    3,05     4,58   0,13    3,70     5,56   0,12  ║ 
║  3   11    13   FON    2,55     4,61  0,14    3,05     5,52   0,14    3,70     6,71   0,14  ║ 
║  3   11    14   FON    2,55     2,71  0,10    3,05     3,24   0,10    3,70     3,94   0,10  ║ 
║  3   11    15   FON    2,55    21,99  0,26    3,05    26,29   0,26    3,70    31,96   0,25  ║ 
║  3   11    16   FON    2,55    24,16  0,23    3,05    28,88   0,23    3,70    35,10   0,22  ║ 
║  3   11    17   FON    2,61    24,53  0,25    3,12    29,35   0,25    3,79    35,69   0,24  ║ 
║  3   11    18   FON    2,61     7,25  0,18    3,12     8,67   0,18    3,79    10,55   0,17  ║ 
║  3   11    19   FON    2,61     1,66  0,07    3,12     1,98   0,07    3,79     2,41   0,07  ║ 
║  3   11    20   FON    2,61     2,82  0,11    3,12     3,38   0,11    3,80     4,11   0,11  ║ 
║  3   11    21   FON    2,61     3,14  0,11    3,12     3,75   0,11    3,80     4,56   0,11  ║ 
║  3   11    22   FON    2,61     0,82  0,05    3,12     0,99   0,05    3,79     1,20   0,04  ║ 
║  3   11    23   FON    2,61     7,25  0,18    3,12     8,67   0,18    3,79    10,55   0,18  ║ 
║  3   11    24   FON    2,61    26,54  0,25    3,12    31,75   0,25    3,79    38,60   0,24  ║ 
║  3   11    25   FON    2,66    24,99  0,25    3,18    29,92   0,25    3,87    36,39   0,24  ║ 
║  3   11    26   FON    2,66     7,39  0,19    3,18     8,84   0,19    3,87    10,75   0,18  ║ 
║  3   11    27   FON    2,66     3,99  0,12    3,18     4,78   0,12    3,87     5,81   0,12  ║ 
║  3   11    28   FON    2,66     5,23  0,28    3,18     6,27   0,28    3,87     7,62   0,27  ║ 
║  3   11    29   FON    2,66    10,88  0,22    3,18    13,02   0,22    3,87    15,84   0,21  ║ 
║  3   11    30   FON    2,66    10,88  0,21    3,18    13,02   0,21    3,87    15,84   0,21  ║ 
║  3   11    31   FON    2,66     5,23  0,28    3,18     6,27   0,28    3,87     7,62   0,27  ║ 
║  3   11    32   FON    2,66     4,61  0,13    3,18     5,51   0,13    3,87     6,71   0,13  ║ 
║  3   11    33   FON    2,66     7,39  0,19    3,18     8,84   0,18    3,87    10,75   0,18  ║ 
║  3   11    34   FON    2,66    27,04  0,25    3,18    32,36   0,25    3,87    39,36   0,25  ║ 
║  3   11    35   FON    2,72    26,19  0,26    3,26    31,37   0,26    3,96    38,17   0,25  ║ 
║  3   11    36   FON    2,72    21,35  0,24    3,26    25,56   0,24    3,96    31,11   0,23  ║ 
║  3   11    37   FON    2,72     2,89  0,12    3,26     3,47   0,12    3,96     4,22   0,12  ║ 
║  3   11    38   FON    2,72     2,17  0,13    3,26     2,60   0,13    3,96     3,16   0,12  ║ 
║  3   11    39   FON    2,72     2,89  0,15    3,26     3,47   0,15    3,96     4,22   0,15  ║ 
║  3   11    40   FON    2,72     2,52  0,11    3,26     3,02   0,11    3,96     3,68   0,11  ║ 
║  3   11    41   FON    2,72    21,56  0,24    3,26    25,82   0,24    3,96    31,42   0,24  ║ 
║  3   11    42   FON    2,72    27,45  0,25    3,26    32,87   0,25    3,96    40,00   0,24  ║ 
║  3   11    43   FON    2,82    27,19  0,31    3,38    32,59   0,31    4,12    39,69   0,30  ║ 
║  3   11    44   FON    2,82     1,58  0,13    3,38     1,90   0,13    4,12     2,31   0,13  ║ 
║  3   11    45   FON    2,82    28,28  0,32    3,38    33,89   0,32    4,12    41,27   0,32  ║ 
║  3   11    46   FON    2,98    37,84  0,36    3,58    45,40   0,36    4,36    55,34   0,35  ║ 
║  3   11    47   FON    2,98     1,67  0,12    3,58     2,01   0,12    4,36     2,45   0,12  ║ 
║  3   11    48   FON    2,98     2,77  0,15    3,58     3,32   0,15    4,36     4,05   0,15  ║ 
║  3   11    49   FON    2,98    37,39  0,37    3,58    44,86   0,37    4,36    54,68   0,36  ║ 
║  3   11    50   FON   -6,25    42,67  0,71   -7,49    51,17   0,71   -9,37    60,19   0,71  ║ 
║  3   11    51   FON   -6,33    43,26  0,71   -7,60    51,89   0,71   -9,50    60,89   0,71  ║ 
║  3   11    52   FON   -6,16     2,21  0,15   -7,38     2,65   0,15   -9,23     3,32   0,15  ║ 
║  3   11    53   FON   -6,42     2,31  0,16   -7,71     2,77   0,16   -9,63     3,46   0,16  ║ 
║  3   11    54   FON    2,55     1,72  0,21    3,05     2,06   0,21    3,70     2,50   0,20  ║ 
║  3   11    55   FON    2,82     3,40  0,14    3,38     4,08   0,14    4,12     4,97   0,14  ║ 
║  3   11    56   FON    2,82     1,28  0,16    3,38     1,54   0,16    4,12     1,87   0,16  ║ 
║  3   11    57   FON   -5,99     6,30  0,41   -7,18     7,55   0,41   -8,98     9,45   0,41  ║ 
║  3   11    58   FON   -5,99     0,17  0,04   -7,18     0,21   0,04   -8,98     0,26   0,04  ║ 
║  3   11    59   FON   -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    60   FON   -5,99     0,17  0,04   -7,18     0,21   0,04   -8,98     0,26   0,04  ║ 
║  3   11    61   FON   -5,99    13,72  0,43   -7,18    16,44   0,43   -8,98    20,57   0,43  ║ 
║  3   11    62   FON   -5,99    13,72  0,41   -7,18    16,44   0,41   -8,98    20,57   0,41  ║ 
║  3   11    63   FON   -5,99    13,72  0,41   -7,18    16,44   0,41   -8,98    20,57   0,41  ║ 
║  3   11    64   FON   -5,99    13,72  0,45   -7,18    16,44   0,45   -8,98    20,57   0,45  ║ 
║  3   11    65   FON   -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    66   FON   -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    67   FON   -5,99     0,17  0,03   -7,18     0,21   0,03   -8,98     0,26   0,03  ║ 
║  3   11    68   FON   -5,99     8,10  0,75   -7,18     9,71   0,75   -8,98    10,82   0,75  ║ 
║  3   11    69   FON   -6,01     6,82  0,28   -7,20     8,17   0,28   -9,01    10,22   0,28  ║ 
║  3   11    70   FON   -6,01    14,74  0,40   -7,20    17,67   0,40   -9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3   11    71   FON   -6,01    14,74  0,40   -7,20    17,67   0,40   -9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3   11    72   FON   -6,01     7,25  0,32   -7,20     8,69   0,32   -9,01    10,87   0,32  ║ 
║  3   11    73   FON   -6,01     6,40  0,28   -7,20     7,67   0,28   -9,01     9,59   0,28  ║ 
║  3   11    74   FON   -6,01    14,74  0,40   -7,20    17,67   0,40   -9,01    22,10   0,40  ║ 
║  3   11    75   FON   -6,01    14,74  0,39   -7,20    17,67   0,39   -9,01    22,10   0,39  ║ 
║  3   11    76   FON   -6,01     7,69  0,30   -7,20     9,21   0,30   -9,01    11,52   0,30  ║ 
║  3   11    77   FON   -6,11     7,37  0,30   -7,32     8,83   0,30   -9,16    11,05   0,30  ║ 
║  3   11    78   FON   -6,11    14,99  0,43   -7,32    17,96   0,43   -9,16    22,46   0,43  ║ 
║  3   11    79   FON   -6,11    14,99  0,44   -7,32    17,96   0,44   -9,16    22,46   0,44  ║ 
║  3   11    80   FON   -6,11     6,93  0,26   -7,32     8,31   0,26   -9,16    10,39   0,26  ║ 
║  3   11    81   FON   -6,11    10,12  0,29   -7,32    12,13   0,29   -9,16    15,16   0,29  ║ 
║  3   11    82   FON   -6,11    19,99  0,42   -7,32    23,97   0,42   -9,16    29,97   0,42  ║ 
║  3   11    83   FON   -6,11     6,50  0,27   -7,32     7,80   0,27   -9,16     9,75   0,27  ║ 
║  3   11    84   FON   -6,16     6,56  0,39   -7,38     7,86   0,39   -9,23     9,83   0,39  ║ 
║  3   11    85   FON   -6,16    15,10  0,57   -7,38    18,11   0,57   -9,23    22,64   0,57  ║ 
║  3   11    86   FON   -6,16    50,76  0,76   -7,38    60,86   0,76   -9,23    67,03   0,76  ║ 
║  3   11    87   FON   -6,16    30,23  0,68   -7,38    36,25   0,68   -9,23    44,68   0,68  ║ 
║  3   11    88   FON   -6,16    15,10  0,45   -7,38    18,11   0,45   -9,23    22,64   0,45  ║ 
║  3   11    89   FON   -6,16    57,44  0,70   -7,38    68,86   0,70   -9,23    81,81   0,70  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   11    90   FON   -6,11    22,51  0,48   -7,32    26,98   0,48   -9,16    33,74   0,48  ║ 
║  3   11    91   FON   -6,16    16,11  0,45   -7,38    19,31   0,45   -9,23    24,15   0,45  ║ 
║  3   11    92   FON   -6,16    12,13  0,42   -7,38    14,54   0,42   -9,23    18,18   0,42  ║ 
║  3   11    93   FON   -6,25    45,62  0,68   -7,49    54,71   0,68   -9,37    66,90   0,68  ║ 
║  3   11    94   FON   -6,25     3,50  0,19   -7,49     4,20   0,19   -9,37     5,25   0,19  ║ 
║  3   11    95   FON   -0,07     0,04  0,00   -0,09     0,05   0,00   -0,22     0,12   0,01  ║ 
║  3   11    96   FON    5,39     2,31  0,17    6,46     2,77   0,17    7,98     3,42   0,17  ║ 
║  3   11    97   FON   -6,33    46,25  0,69   -7,60    55,49   0,69   -9,50    67,45   0,69  ║ 
║  3   11    98   FON   -6,33     3,55  0,20   -7,60     4,26   0,20   -9,50     5,32   0,20  ║ 
║  3   11    99   FON   -6,42     6,40  0,41   -7,71     7,67   0,41   -9,63     9,59   0,41  ║ 
║  3   11   100   FON   -6,42    15,75  0,58   -7,71    18,91   0,58   -9,63    23,63   0,58  ║ 
║  3   11   101   FON   -6,42    53,45  0,79   -7,71    64,13   0,79   -9,63    67,87   0,79  ║ 
║  3   11   102   FON   -6,42    31,53  0,71   -7,71    37,84   0,71   -9,63    44,19   0,71  ║ 
║  3   11   103   FON   -6,42    15,75  0,45   -7,71    18,91   0,45   -9,63    23,63   0,45  ║ 
║  3   11   104   FON   -6,42    58,92  0,67   -7,71    70,71   0,67   -9,63    87,96   0,67  ║ 
║  3   11   105   FON   -6,42     6,84  0,24   -7,71     8,21   0,24   -9,63    10,26   0,24  ║ 
║  3   11   106   FON    2,82     3,82  0,11    3,38     4,57   0,11    4,12     5,57   0,11  ║ 
║  3   11   107   FON   -6,47     6,89  0,29   -7,76     8,27   0,29   -9,71    10,33   0,29  ║ 
║  3   11   108   FON   -6,47    15,87  0,45   -7,76    19,05   0,45   -9,71    23,81   0,45  ║ 
║  3   11   109   FON   -6,47    15,87  0,47   -7,76    19,05   0,48   -9,71    23,81   0,47  ║ 
║  3   11   110   FON   -6,47     8,27  0,29   -7,76     9,93   0,29   -9,71    12,41   0,29  ║ 
║  3   11   111   FON   -6,47    10,71  0,36   -7,76    12,86   0,36   -9,71    16,07   0,36  ║ 
║  3   11   112   FON   -6,47    21,17  0,47   -7,76    25,41   0,47   -9,71    31,76   0,47  ║ 
║  3   11   113   FON   -6,47     5,16  0,23   -7,76     6,20   0,23   -9,71     7,75   0,23  ║ 
║  3   11   114   FON   -6,47    21,71  0,48   -7,76    26,05   0,48   -9,71    32,56   0,48  ║ 
║  3   11   115   FON   -6,57     6,99  0,30   -7,89     8,40   0,30   -9,86    10,49   0,30  ║ 
║  3   11   116   FON   -6,57    16,11  0,44   -7,89    19,34   0,44   -9,86    24,17   0,44  ║ 
║  3   11   117   FON   -6,57    16,11  0,43   -7,89    19,34   0,43   -9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3   11   118   FON   -6,57     8,40  0,36   -7,89    10,08   0,36   -9,86    12,60   0,36  ║ 
║  3   11   119   FON   -6,57     6,99  0,30   -7,89     8,40   0,30   -9,86    10,49   0,30  ║ 
║  3   11   120   FON   -6,57    16,11  0,43   -7,89    19,34   0,43   -9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3   11   121   FON   -6,57    16,11  0,43   -7,89    19,34   0,43   -9,86    24,17   0,43  ║ 
║  3   11   122   FON   -6,57     8,40  0,33   -7,89    10,08   0,33   -9,86    12,60   0,33  ║ 
║  3   11   123   FON   -6,59     5,69  0,50   -7,91     6,83   0,50   -9,89     8,53   0,50  ║ 
║  3   11   124   FON   -6,59     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   125   FON   -6,59     0,19  0,06   -7,91     0,23   0,06   -9,89     0,29   0,06  ║ 
║  3   11   126   FON   -6,59     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   127   FON   -6,59    15,63  0,46   -7,91    18,77   0,46   -9,89    23,46   0,46  ║ 
║  3   11   128   FON   -6,59    18,32  0,53   -7,91    22,00   0,53   -9,89    27,49   0,53  ║ 
║  3   11   129   FON   -6,59    11,94  0,42   -7,91    14,34   0,42   -9,89    17,92   0,42  ║ 
║  3   11   130   FON   -6,59    18,32  0,51   -7,91    22,00   0,51   -9,89    27,50   0,51  ║ 
║  3   11   131   FON   -6,59     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   132   FON   -6,59     0,19  0,06   -7,91     0,23   0,06   -9,89     0,29   0,06  ║ 
║  3   11   133   FON   -6,59     0,19  0,05   -7,91     0,23   0,05   -9,89     0,29   0,05  ║ 
║  3   11   134   FON   -6,59     7,95  0,58   -7,91     9,55   0,58   -9,89    11,93   0,58  ║ 
║  3   11   135   FON   -6,42    15,75  1,00   -7,71    15,75   1,00   -9,63    15,75   1,00  ║ 
║  3   11   136   FON    6,58    78,49  0,80    7,29    86,95   0,74    8,14    97,07   0,66  ║ 
║  3   12     2   FON    6,58    78,49  0,80    7,29    86,95   0,74    8,14    97,07   0,66  ║ 
║  3   12     3   FON    6,94    70,30  0,74    7,86    79,64   0,70    9,08    91,95   0,65  ║ 
║  3   12     4   FON    6,94    10,11  0,41    7,86    11,46   0,39    9,08    13,23   0,36  ║ 
║  3   12     5   FON    6,94     4,77  0,29    7,86     5,40   0,27    9,08     6,24   0,25  ║ 
║  3   12     6   FON    6,94     4,69  0,29    7,86     5,31   0,27    9,08     6,13   0,25  ║ 
║  3   12     7   FON    6,94     6,44  0,31    7,86     7,30   0,29    9,08     8,43   0,27  ║ 
║  3   12     8   FON    6,94    77,52  0,79    7,86    87,81   0,75    9,08    98,07   0,69  ║ 
║  3   12     9   FON    7,17    71,33  0,67    8,23    81,85   0,64    9,68    96,29   0,60  ║ 
║  3   12    10   FON    7,17    53,53  0,69    8,23    61,42   0,66    9,68    72,25   0,62  ║ 
║  3   12    11   FON    7,17     7,64  0,31    8,23     8,76   0,29    9,68    10,31   0,28  ║ 
║  3   12    12   FON    7,17    10,78  0,36    8,23    12,37   0,34    9,68    14,55   0,32  ║ 
║  3   12    13   FON    7,17    13,00  0,40    8,23    14,91   0,38    9,68    17,54   0,36  ║ 
║  3   12    14   FON    7,17     7,64  0,29    8,23     8,76   0,28    9,68    10,31   0,26  ║ 
║  3   12    15   FON    7,17    61,92  0,73    8,23    71,05   0,70    9,68    83,58   0,66  ║ 
║  3   12    16   FON    7,17    68,02  0,65    8,23    78,05   0,62    9,68    91,82   0,59  ║ 
║  3   12    17   FON    7,31    68,75  0,69    8,45    79,45   0,67   10,04    94,41   0,63  ║ 
║  3   12    18   FON    7,31    20,32  0,50    8,45    23,48   0,48   10,04    27,90   0,46  ║ 
║  3   12    19   FON    7,31     4,64  0,20    8,45     5,37   0,19   10,03     6,38   0,18  ║ 
║  3   12    20   FON    7,31     7,91  0,30    8,45     9,14   0,29   10,04    10,87   0,28  ║ 
║  3   12    21   FON    7,31     8,79  0,32    8,45    10,16   0,31   10,04    12,07   0,29  ║ 
║  3   12    22   FON    7,31     2,31  0,13    8,45     2,67   0,12   10,04     3,17   0,12  ║ 
║  3   12    23   FON    7,31    20,32  0,51    8,45    23,48   0,49   10,04    27,90   0,47  ║ 
║  3   12    24   FON    7,31    74,37  0,69    8,45    85,94   0,67   10,04   102,12   0,63  ║ 
║  3   12    25   FON    7,42    69,79  0,70    8,62    81,09   0,68   10,33    97,11   0,65  ║ 
║  3   12    26   FON    7,42    20,63  0,52    8,62    23,97   0,50   10,33    28,70   0,48  ║ 
║  3   12    27   FON    7,42    11,15  0,34    8,62    12,95   0,33   10,33    15,51   0,32  ║ 
║  3   12    28   FON    7,42    14,61  0,77    8,62    16,98   0,75   10,33    18,98   0,71  ║ 
║  3   12    29   FON    7,42    30,38  0,61    8,62    35,30   0,59   10,33    42,27   0,56  ║ 
║  3   12    30   FON    7,42    30,38  0,59    8,62    35,30   0,57   10,33    42,27   0,55  ║ 
║  3   12    31   FON    7,42    14,61  0,77    8,62    16,98   0,75   10,33    18,96   0,72  ║ 
║  3   12    32   FON    7,42    12,86  0,37    8,62    14,95   0,36   10,33    17,90   0,35  ║ 
║  3   12    33   FON    7,42    20,63  0,52    8,62    23,97   0,50   10,33    28,70   0,48  ║ 
║  3   12    34   FON    7,42    75,49  0,71    8,62    87,72   0,68   10,33   105,04   0,66  ║ 
║  3   12    35   FON    7,56    72,81  0,71    8,84    85,17   0,69   10,68   102,39   0,67  ║ 
║  3   12    36   FON    7,56    59,34  0,67    8,84    69,41   0,65   10,68    83,87   0,63  ║ 
║  3   12    37   FON    7,56     8,04  0,34    8,84     9,41   0,33   10,68    11,37   0,32  ║ 
║  3   12    38   FON    7,56     6,03  0,35    8,84     7,06   0,34   10,68     8,53   0,33  ║ 
║  3   12    39   FON    7,56     8,04  0,42    8,84     9,41   0,41   10,68    11,37   0,40  ║ 
║  3   12    40   FON    7,56     7,01  0,31    8,84     8,20   0,30   10,68     9,91   0,29  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

400 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12    41   FON    7,56    59,93  0,67    8,84    70,10   0,66   10,68    84,70   0,63  ║ 
║  3   12    42   FON    7,56    76,30  0,70    8,84    89,24   0,68   10,68   107,83   0,66  ║ 
║  3   12    43   FON    7,79    75,05  0,86    9,21    87,11   0,85   11,28    87,11   0,83  ║ 
║  3   12    44   FON    7,79     4,37  0,37    9,21     5,16   0,36   11,28     6,33   0,35  ║ 
║  3   12    45   FON    7,79    78,04  0,90    9,21    87,07   0,88   11,28    87,07   0,87  ║ 
║  3   12    46   FON    8,15   103,37  0,99    9,78   104,07   0,99   12,22   104,07   0,99  ║ 
║  3   12    47   FON    8,15     4,57  0,33    9,78     5,48   0,33   12,22     6,85   0,33  ║ 
║  3   12    48   FON    8,15     7,57  0,42    9,78     9,08   0,42   12,22    11,35   0,42  ║ 
║  3   12    49   FON    8,15   102,14  1,00    9,78   102,14   1,00   12,22   102,14   1,00  ║ 
║  3   12    50   FON   -5,77    39,40  0,65   -6,51    44,44   0,62   -7,40    50,58   0,56  ║ 
║  3   12    51   FON   -5,96    40,73  0,67   -6,81    46,53   0,64   -7,91    54,02   0,59  ║ 
║  3   12    52   FON   -5,57     2,00  0,13   -6,19     2,23   0,12   -6,89     2,48   0,11  ║ 
║  3   12    53   FON   -6,17     2,22  0,15   -7,13     2,57   0,14   -8,44     3,03   0,14  ║ 
║  3   12    54   FON    7,17     4,85  0,59    8,23     5,56   0,57    9,68     6,54   0,53  ║ 
║  3   12    55   FON    7,79     9,39  0,39    9,21    11,10   0,38   11,28    13,61   0,37  ║ 
║  3   12    56   FON    7,79     3,54  0,45    9,20     4,19   0,45   11,28     5,13   0,44  ║ 
║  3   12    57   FON   -5,20     5,47  0,36   -5,60     5,89   0,32   -5,92     6,23   0,27  ║ 
║  3   12    58   FON   -5,20     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,03   -5,92     0,17   0,03  ║ 
║  3   12    59   FON   -5,20     0,15  0,02   -5,60     0,16   0,02   -5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    60   FON   -5,20     0,15  0,04   -5,60     0,16   0,03   -5,92     0,17   0,03  ║ 
║  3   12    61   FON   -5,20    11,91  0,38   -5,60    12,83   0,34   -5,92    13,56   0,29  ║ 
║  3   12    62   FON   -5,20    11,91  0,35   -5,60    12,83   0,32   -5,92    13,56   0,27  ║ 
║  3   12    63   FON   -5,20    11,91  0,36   -5,60    12,83   0,32   -5,92    13,56   0,27  ║ 
║  3   12    64   FON   -5,20    11,91  0,39   -5,60    12,83   0,35   -5,92    13,56   0,29  ║ 
║  3   12    65   FON   -5,20     0,15  0,03   -5,60     0,16   0,02   -5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    66   FON   -5,20     0,15  0,03   -5,60     0,16   0,02   -5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    67   FON   -5,20     0,15  0,02   -5,60     0,16   0,02   -5,92     0,17   0,02  ║ 
║  3   12    68   FON   -5,20     7,03  0,65   -5,60     7,57   0,58   -5,92     8,01   0,49  ║ 
║  3   12    69   FON   -5,24     5,95  0,25   -5,67     6,43   0,22   -6,03     6,84   0,19  ║ 
║  3   12    70   FON   -5,24    12,86  0,35   -5,67    13,90   0,32   -6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3   12    71   FON   -5,24    12,86  0,35   -5,67    13,90   0,31   -6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3   12    72   FON   -5,24     6,32  0,28   -5,67     6,84   0,25   -6,03     7,28   0,21  ║ 
║  3   12    73   FON   -5,24     5,58  0,24   -5,67     6,03   0,22   -6,03     6,42   0,19  ║ 
║  3   12    74   FON   -5,24    12,86  0,35   -5,67    13,90   0,31   -6,03    14,79   0,27  ║ 
║  3   12    75   FON   -5,24    12,86  0,34   -5,67    13,90   0,31   -6,03    14,79   0,26  ║ 
║  3   12    76   FON   -5,24     6,70  0,27   -5,67     7,25   0,24   -6,03     7,71   0,20  ║ 
║  3   12    77   FON   -5,46     6,59  0,27   -6,02     7,26   0,24   -6,61     7,97   0,21  ║ 
║  3   12    78   FON   -5,46    13,40  0,38   -6,02    14,77   0,35   -6,61    16,21   0,31  ║ 
║  3   12    79   FON   -5,46    13,40  0,39   -6,02    14,77   0,36   -6,61    16,21   0,31  ║ 
║  3   12    80   FON   -5,46     6,20  0,23   -6,02     6,83   0,21   -6,61     7,50   0,19  ║ 
║  3   12    81   FON   -5,46     9,04  0,26   -6,02     9,97   0,24   -6,61    10,94   0,21  ║ 
║  3   12    82   FON   -5,46    17,88  0,37   -6,02    19,70   0,34   -6,61    21,63   0,30  ║ 
║  3   12    83   FON   -5,46     5,82  0,24   -6,02     6,41   0,22   -6,61     7,04   0,19  ║ 
║  3   12    84   FON   -5,57     5,93  0,36   -6,19     6,59   0,33   -6,89     7,33   0,29  ║ 
║  3   12    85   FON   -5,57    13,66  0,51   -6,19    15,19   0,48   -6,89    16,90   0,42  ║ 
║  3   12    86   FON   -5,57    45,92  0,69   -6,19    51,04   0,63   -6,89    56,79   0,56  ║ 
║  3   12    87   FON   -5,57    27,35  0,61   -6,19    30,40   0,57   -6,89    33,83   0,50  ║ 
║  3   12    88   FON   -5,57    13,66  0,41   -6,19    15,19   0,38   -6,89    16,90   0,34  ║ 
║  3   12    89   FON   -5,57    51,96  0,64   -6,19    57,75   0,59   -6,89    64,27   0,52  ║ 
║  3   12    90   FON   -5,46    20,13  0,43   -6,02    22,18   0,39   -6,61    24,35   0,34  ║ 
║  3   12    91   FON   -5,57    14,57  0,40   -6,19    16,20   0,37   -6,89    18,02   0,33  ║ 
║  3   12    92   FON   -5,57    10,97  0,38   -6,19    12,19   0,35   -6,89    13,57   0,32  ║ 
║  3   12    93   FON   -5,77    42,13  0,63   -6,51    47,52   0,59   -7,40    54,09   0,54  ║ 
║  3   12    94   FON   -5,77     3,23  0,18   -6,51     3,65   0,17   -7,40     4,15   0,15  ║ 
║  3   12    95   FON    4,57     2,60  0,16    5,48     3,12   0,16    6,86     3,91   0,16  ║ 
║  3   12    96   FON    9,53     4,09  0,30   11,11     4,76   0,29   13,32     5,71   0,28  ║ 
║  3   12    97   FON   -5,96    43,55  0,65   -6,81    49,76   0,61   -7,91    57,76   0,57  ║ 
║  3   12    98   FON   -5,96     3,34  0,19   -6,81     3,82   0,18   -7,91     4,43   0,16  ║ 
║  3   12    99   FON   -6,17     6,14  0,39   -7,13     7,10   0,38   -8,44     8,40   0,35  ║ 
║  3   12   100   FON   -6,17    15,12  0,56   -7,13    17,50   0,54   -8,44    20,70   0,51  ║ 
║  3   12   101   FON   -6,17    51,30  0,76   -7,13    59,37   0,73   -8,44    67,87   0,69  ║ 
║  3   12   102   FON   -6,17    30,27  0,68   -7,13    35,03   0,66   -8,44    41,43   0,62  ║ 
║  3   12   103   FON   -6,17    15,12  0,43   -7,13    17,50   0,42   -8,44    20,70   0,40  ║ 
║  3   12   104   FON   -6,17    56,56  0,64   -7,13    65,45   0,62   -8,44    77,41   0,59  ║ 
║  3   12   105   FON   -6,17     6,56  0,23   -7,13     7,60   0,22   -8,44     8,98   0,21  ║ 
║  3   12   106   FON    7,79    10,53  0,32    9,21    12,45   0,31   11,28    15,26   0,31  ║ 
║  3   12   107   FON   -6,27     6,67  0,28   -7,30     7,77   0,28   -8,71     9,27   0,26  ║ 
║  3   12   108   FON   -6,27    15,38  0,43   -7,30    17,91   0,42   -8,71    21,37   0,40  ║ 
║  3   12   109   FON   -6,27    15,38  0,46   -7,30    17,91   0,45   -8,71    21,37   0,43  ║ 
║  3   12   110   FON   -6,27     8,02  0,28   -7,30     9,34   0,27   -8,71    11,14   0,26  ║ 
║  3   12   111   FON   -6,27    10,38  0,35   -7,30    12,09   0,34   -8,71    14,42   0,32  ║ 
║  3   12   112   FON   -6,27    20,52  0,46   -7,30    23,89   0,44   -8,71    28,51   0,42  ║ 
║  3   12   113   FON   -6,27     5,00  0,22   -7,30     5,83   0,21   -8,71     6,95   0,20  ║ 
║  3   12   114   FON   -6,27    21,03  0,47   -7,30    24,49   0,45   -8,71    29,22   0,43  ║ 
║  3   12   115   FON   -6,49     6,91  0,29   -7,65     8,15   0,29   -9,29     9,89   0,28  ║ 
║  3   12   116   FON   -6,49    15,92  0,44   -7,65    18,77   0,43   -9,29    22,78   0,42  ║ 
║  3   12   117   FON   -6,49    15,92  0,43   -7,65    18,77   0,42   -9,29    22,78   0,41  ║ 
║  3   12   118   FON   -6,49     8,30  0,35   -7,65     9,79   0,35   -9,29    11,88   0,34  ║ 
║  3   12   119   FON   -6,49     6,91  0,30   -7,65     8,15   0,29   -9,29     9,89   0,28  ║ 
║  3   12   120   FON   -6,49    15,92  0,43   -7,65    18,77   0,42   -9,29    22,78   0,41  ║ 
║  3   12   121   FON   -6,49    15,92  0,42   -7,65    18,77   0,42   -9,29    22,78   0,40  ║ 
║  3   12   122   FON   -6,49     8,30  0,33   -7,65     9,79   0,32   -9,29    11,88   0,31  ║ 
║  3   12   123   FON   -6,54     5,64  0,50   -7,74     6,67   0,49   -9,43     8,13   0,48  ║ 
║  3   12   124   FON   -6,54     0,19  0,05   -7,74     0,22   0,05   -9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   125   FON   -6,54     0,19  0,06   -7,74     0,22   0,06   -9,43     0,27   0,06  ║ 
║  3   12   126   FON   -6,54     0,19  0,05   -7,74     0,22   0,04   -9,43     0,27   0,04  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  3   12   127   FON   -6,54    15,52  0,45   -7,74    18,35   0,45   -9,43    22,36   0,44  ║ 
║  3   12   128   FON   -6,54    18,19  0,53   -7,74    21,51   0,52   -9,43    26,20   0,50  ║ 
║  3   12   129   FON   -6,54    11,86  0,41   -7,74    14,02   0,41   -9,43    17,08   0,40  ║ 
║  3   12   130   FON   -6,54    18,19  0,50   -7,74    21,51   0,49   -9,43    26,20   0,48  ║ 
║  3   12   131   FON   -6,54     0,19  0,05   -7,74     0,22   0,05   -9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   132   FON   -6,54     0,19  0,06   -7,74     0,22   0,06   -9,43     0,27   0,06  ║ 
║  3   12   133   FON   -6,54     0,19  0,05   -7,74     0,22   0,05   -9,43     0,27   0,05  ║ 
║  3   12   134   FON   -6,54     7,89  0,58   -7,74     9,33   0,57   -9,43    11,37   0,55  ║ 
║  3   12   135   FON   -6,17    15,12  0,96   -7,13    15,75   0,93   -8,44    15,75   0,88  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1     1   FON    5,96    71,08  0,84    6,61    78,79   0,78    7,74    84,68   0,73  ║ 
║  4    1     2   FON    5,96    71,08  0,84    6,61    78,79   0,78    7,74    84,68   0,73  ║ 
║  4    1     3   FON    6,21    62,94  0,78    7,04    71,28   0,73    8,40    80,94   0,70  ║ 
║  4    1     4   FON    6,21     9,06  0,46    7,04    10,26   0,44    8,40    12,24   0,42  ║ 
║  4    1     5   FON    6,21     4,27  0,33    7,04     4,84   0,32    8,40     5,77   0,30  ║ 
║  4    1     6   FON    6,21     4,20  0,33    7,04     4,75   0,31    8,40     5,67   0,30  ║ 
║  4    1     7   FON    6,21     5,77  0,36    7,04     6,53   0,34    8,40     7,80   0,32  ║ 
║  4    1     8   FON    6,21    69,40  0,82    7,04    78,60   0,77    8,40    84,77   0,74  ║ 
║  4    1     9   FON    6,38    63,43  0,70    7,32    72,75   0,67    8,82    87,73   0,64  ║ 
║  4    1    10   FON    6,38    47,60  0,74    7,32    54,59   0,70    8,82    64,67   0,68  ║ 
║  4    1    11   FON    6,38     6,79  0,32    7,32     7,79   0,31    8,82     9,39   0,30  ║ 
║  4    1    12   FON    6,38     9,58  0,38    7,32    10,99   0,36    8,82    13,26   0,35  ║ 
║  4    1    13   FON    6,38    11,56  0,42    7,32    13,25   0,40    8,82    15,98   0,39  ║ 
║  4    1    14   FON    6,38     6,79  0,31    7,32     7,79   0,30    8,82     9,39   0,29  ║ 
║  4    1    15   FON    6,38    55,06  0,77    7,32    63,15   0,74    8,82    71,26   0,71  ║ 
║  4    1    16   FON    6,38    60,49  0,68    7,32    69,37   0,65    8,82    83,66   0,63  ║ 
║  4    1    17   FON    6,48    60,90  0,71    7,48    70,34   0,68    9,07    85,32   0,66  ║ 
║  4    1    18   FON    6,48    18,00  0,51    7,48    20,79   0,49    9,07    25,22   0,48  ║ 
║  4    1    19   FON    6,47     4,11  0,21    7,48     4,75   0,20    9,07     5,76   0,19  ║ 
║  4    1    20   FON    6,48     7,01  0,32    7,48     8,09   0,31    9,08     9,82   0,30  ║ 
║  4    1    21   FON    6,48     7,79  0,34    7,48     8,99   0,32    9,08    10,91   0,32  ║ 
║  4    1    22   FON    6,48     2,05  0,13    7,48     2,36   0,13    9,07     2,87   0,12  ║ 
║  4    1    23   FON    6,48    18,00  0,52    7,48    20,79   0,50    9,07    25,22   0,48  ║ 
║  4    1    24   FON    6,48    65,88  0,71    7,48    76,09   0,68    9,07    92,29   0,66  ║ 
║  4    1    25   FON    6,55    61,64  0,72    7,61    71,58   0,70    9,27    85,62   0,68  ║ 
║  4    1    26   FON    6,55    18,22  0,53    7,61    21,16   0,51    9,27    25,78   0,50  ║ 
║  4    1    27   FON    6,55     9,85  0,37    7,61    11,44   0,36    9,27    13,93   0,35  ║ 
║  4    1    28   FON    6,55    12,91  0,66    7,61    14,99   0,64    9,27    18,26   0,62  ║ 
║  4    1    29   FON    6,55    26,83  0,64    7,61    31,16   0,62    9,27    37,97   0,61  ║ 
║  4    1    30   FON    6,55    26,83  0,63    7,61    31,16   0,61    9,27    37,97   0,59  ║ 
║  4    1    31   FON    6,55    12,91  0,66    7,61    14,99   0,64    9,27    18,26   0,62  ║ 
║  4    1    32   FON    6,55    11,36  0,41    7,61    13,19   0,39    9,27    16,07   0,38  ║ 
║  4    1    33   FON    6,55    18,22  0,52    7,61    21,16   0,51    9,27    25,78   0,49  ║ 
║  4    1    34   FON    6,55    66,68  0,72    7,61    77,43   0,70    9,27    92,67   0,68  ║ 
║  4    1    35   FON    6,65    64,08  0,73    7,77    74,91   0,71    9,52    87,54   0,70  ║ 
║  4    1    36   FON    6,65    52,22  0,68    7,77    61,05   0,67    9,52    74,77   0,65  ║ 
║  4    1    37   FON    6,65     7,08  0,35    7,77     8,28   0,35    9,52    10,14   0,34  ║ 
║  4    1    38   FON    6,65     5,31  0,36    7,77     6,21   0,35    9,52     7,60   0,34  ║ 
║  4    1    39   FON    6,65     7,08  0,43    7,77     8,28   0,42    9,52    10,14   0,41  ║ 
║  4    1    40   FON    6,65     6,17  0,32    7,77     7,22   0,31    9,52     8,84   0,30  ║ 
║  4    1    41   FON    6,65    52,74  0,69    7,77    61,66   0,68    9,52    75,52   0,66  ║ 
║  4    1    42   FON    6,65    67,15  0,71    7,77    78,50   0,69    9,52    94,68   0,68  ║ 
║  4    1    43   FON    6,81    65,67  0,87    8,05    75,23   0,86    9,95    75,23   0,85  ║ 
║  4    1    44   FON    6,81     3,82  0,35    8,05     4,51   0,34    9,95     5,58   0,34  ║ 
║  4    1    45   FON    6,81    68,28  0,90    8,05    76,13   0,88    9,95    76,13   0,87  ║ 
║  4    1    46   FON    7,07    89,68  1,00    8,48    90,10   1,00   10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4    1    47   FON    7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4    1    48   FON    7,07     6,56  0,43    8,48     7,88   0,43   10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4    1    49   FON    7,07    88,61  1,00    8,48    88,61   1,00   10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4    1    50   FON    0,07     0,46  0,01    0,11     0,78   0,01    0,17     1,19   0,02  ║ 
║  4    1    51   FON   -0,07     0,48  0,01   -0,12     0,80   0,01   -0,18     1,22   0,02  ║ 
║  4    1    52   FON    0,21     0,07  0,01    0,35     0,13   0,01    0,54     0,19   0,01  ║ 
║  4    1    53   FON   -0,21     0,08  0,01   -0,36     0,13   0,01   -0,55     0,20   0,01  ║ 
║  4    1    54   FON    6,38     4,31  0,40    7,32     4,94   0,38    8,82     5,96   0,37  ║ 
║  4    1    55   FON    6,81     8,22  0,40    8,05     9,71   0,39    9,95    12,00   0,39  ║ 
║  4    1    56   FON    6,81     3,10  0,35    8,05     3,66   0,35    9,94     4,52   0,34  ║ 
║  4    1    57   FON    0,47     0,49  0,04    0,79     0,84   0,05    1,21     1,28   0,06  ║ 
║  4    1    58   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,01  ║ 
║  4    1    59   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    60   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,01  ║ 
║  4    1    61   FON    0,47     1,08  0,04    0,80     1,82   0,06    1,22     2,79   0,07  ║ 
║  4    1    62   FON    0,47     1,08  0,04    0,80     1,82   0,05    1,22     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    63   FON    0,47     1,08  0,04    0,80     1,82   0,05    1,22     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    64   FON    0,47     1,08  0,04    0,80     1,82   0,06    1,22     2,79   0,07  ║ 
║  4    1    65   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    66   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    1    67   FON    0,47     0,01  0,00    0,80     0,02   0,00    1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    1    68   FON    0,47     0,64  0,06    0,80     1,08   0,08    1,22     1,65   0,10  ║ 
║  4    1    69   FON    0,44     0,50  0,02    0,75     0,85   0,03    1,14     1,29   0,04  ║ 
║  4    1    70   FON    0,44     1,08  0,03    0,75     1,83   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    71   FON    0,44     1,08  0,03    0,75     1,83   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    72   FON    0,44     0,53  0,03    0,75     0,90   0,04    1,14     1,37   0,05  ║ 
║  4    1    73   FON    0,44     0,47  0,02    0,75     0,79   0,03    1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    1    74   FON    0,44     1,08  0,03    0,75     1,83   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    75   FON    0,44     1,08  0,03    0,75     1,83   0,05    1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    1    76   FON    0,44     0,56  0,03    0,75     0,95   0,04    1,14     1,46   0,04  ║ 
║  4    1    77   FON    0,28     0,34  0,02    0,48     0,58   0,02    0,73     0,88   0,03  ║ 
║  4    1    78   FON    0,28     0,69  0,02    0,48     1,18   0,03    0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    1    79   FON    0,28     0,69  0,03    0,48     1,18   0,04    0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    1    80   FON    0,28     0,32  0,01    0,48     0,54   0,02    0,73     0,83   0,02  ║ 
║  4    1    81   FON    0,28     0,47  0,02    0,48     0,79   0,02    0,73     1,21   0,03  ║ 
║  4    1    82   FON    0,28     0,93  0,02    0,48     1,57   0,03    0,73     2,40   0,04  ║ 
║  4    1    83   FON    0,28     0,30  0,01    0,48     0,51   0,02    0,73     0,78   0,02  ║ 
║  4    1    84   FON    0,21     0,22  0,02    0,35     0,37   0,02    0,54     0,57   0,03  ║ 
║  4    1    85   FON    0,21     0,51  0,02    0,35     0,86   0,03    0,54     1,31   0,04  ║ 
║  4    1    86   FON    0,21     1,71  0,03    0,35     2,89   0,04    0,54     4,42   0,05  ║ 
║  4    1    87   FON    0,21     1,02  0,03    0,35     1,72   0,04    0,54     2,63   0,04  ║ 
║  4    1    88   FON    0,21     0,51  0,02    0,35     0,86   0,03    0,54     1,31   0,03  ║ 
║  4    1    89   FON    0,21     1,93  0,03    0,35     3,27   0,04    0,54     5,00   0,05  ║ 
║  4    1    90   FON    0,28     1,04  0,03    0,48     1,77   0,04    0,73     2,70   0,04  ║ 
║  4    1    91   FON    0,21     0,54  0,02    0,35     0,92   0,02    0,54     1,40   0,03  ║ 
║  4    1    92   FON    0,21     0,41  0,02    0,35     0,69   0,02    0,54     1,06   0,03  ║ 
║  4    1    93   FON    0,07     0,49  0,01    0,11     0,83   0,01    0,17     1,28   0,01  ║ 
║  4    1    94   FON    0,07     0,04  0,00    0,11     0,06   0,00    0,17     0,10   0,00  ║ 
║  4    1    95   FON    6,14     3,50  0,29    7,22     4,11   0,28    8,88     5,06   0,28  ║ 
║  4    1    96   FON    5,97     2,56  0,24    7,02     3,01   0,24    8,64     3,70   0,24  ║ 
║  4    1    97   FON   -0,07     0,51  0,01   -0,12     0,86   0,01   -0,18     1,31   0,02  ║ 
║  4    1    98   FON   -0,07     0,04  0,00   -0,12     0,07   0,00   -0,18     0,10   0,00  ║ 
║  4    1    99   FON   -0,21     0,21  0,02   -0,36     0,36   0,02   -0,55     0,55   0,03  ║ 
║  4    1   100   FON   -0,21     0,52  0,02   -0,36     0,89   0,03   -0,55     1,35   0,04  ║ 
║  4    1   101   FON   -0,21     1,78  0,03   -0,36     3,00   0,04   -0,55     4,58   0,05  ║ 
║  4    1   102   FON   -0,21     1,05  0,03   -0,36     1,77   0,04   -0,55     2,70   0,05  ║ 
║  4    1   103   FON   -0,21     0,52  0,02   -0,36     0,89   0,03   -0,55     1,35   0,03  ║ 
║  4    1   104   FON   -0,21     1,96  0,03   -0,36     3,31   0,04   -0,55     5,05   0,04  ║ 
║  4    1   105   FON   -0,21     0,23  0,01   -0,36     0,38   0,01   -0,55     0,59   0,02  ║ 
║  4    1   106   FON    6,81     9,22  0,34    8,05    10,89   0,33    9,95    13,45   0,33  ║ 
║  4    1   107   FON   -0,29     0,31  0,02   -0,49     0,52   0,02   -0,74     0,79   0,03  ║ 
║  4    1   108   FON   -0,29     0,71  0,02   -0,49     1,19   0,03   -0,74     1,82   0,04  ║ 
║  4    1   109   FON   -0,29     0,71  0,03   -0,49     1,19   0,04   -0,74     1,82   0,05  ║ 
║  4    1   110   FON   -0,29     0,37  0,01   -0,49     0,62   0,02   -0,74     0,95   0,02  ║ 
║  4    1   111   FON   -0,29     0,48  0,02   -0,49     0,80   0,03   -0,74     1,23   0,03  ║ 
║  4    1   112   FON   -0,29     0,94  0,02   -0,49     1,59   0,03   -0,74     2,43   0,04  ║ 
║  4    1   113   FON   -0,29     0,23  0,01   -0,49     0,39   0,02   -0,74     0,59   0,02  ║ 
║  4    1   114   FON   -0,29     0,97  0,03   -0,49     1,63   0,04   -0,74     2,49   0,04  ║ 
║  4    1   115   FON   -0,45     0,47  0,02   -0,75     0,80   0,03   -1,15     1,22   0,04  ║ 
║  4    1   116   FON   -0,45     1,09  0,04   -0,75     1,84   0,05   -1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    1   117   FON   -0,45     1,09  0,03   -0,75     1,84   0,05   -1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    1   118   FON   -0,45     0,57  0,03   -0,75     0,96   0,04   -1,15     1,47   0,05  ║ 
║  4    1   119   FON   -0,45     0,47  0,02   -0,75     0,80   0,03   -1,15     1,22   0,04  ║ 
║  4    1   120   FON   -0,45     1,09  0,03   -0,75     1,84   0,05   -1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    1   121   FON   -0,45     1,09  0,03   -0,75     1,84   0,05   -1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    1   122   FON   -0,45     0,57  0,03   -0,75     0,96   0,04   -1,15     1,47   0,05  ║ 
║  4    1   123   FON   -0,48     0,42  0,04   -0,82     0,70   0,06   -1,24     1,07   0,07  ║ 
║  4    1   124   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,01   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   125   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,01   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   126   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   127   FON   -0,48     1,15  0,04   -0,82     1,93   0,06   -1,24     2,95   0,07  ║ 
║  4    1   128   FON   -0,48     1,34  0,04   -0,82     2,27   0,06   -1,24     3,46   0,08  ║ 
║  4    1   129   FON   -0,48     0,87  0,03   -0,82     1,48   0,05   -1,24     2,25   0,06  ║ 
║  4    1   130   FON   -0,48     1,34  0,04   -0,82     2,27   0,06   -1,24     3,46   0,08  ║ 
║  4    1   131   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,00   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   132   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,01   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   133   FON   -0,48     0,01  0,00   -0,82     0,02   0,01   -1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    1   134   FON   -0,48     0,58  0,05   -0,82     0,98   0,06   -1,24     1,50   0,08  ║ 
║  4    1   135   FON   -0,21     0,52  0,03   -0,36     0,89   0,04   -0,55     1,35   0,05  ║ 
║  4    1   136   FON    6,06    72,28  0,85    6,72    80,12   0,79    7,96    84,68   0,75  ║ 
║  4    2     2   FON    6,06    72,28  0,85    6,72    80,12   0,79    7,96    84,68   0,75  ║ 
║  4    2     3   FON    6,29    63,73  0,79    7,12    72,15   0,74    8,57    80,94   0,71  ║ 
║  4    2     4   FON    6,29     9,17  0,47    7,12    10,38   0,44    8,57    12,48   0,42  ║ 
║  4    2     5   FON    6,29     4,33  0,34    7,12     4,90   0,32    8,57     5,89   0,31  ║ 
║  4    2     6   FON    6,29     4,25  0,33    7,12     4,81   0,32    8,57     5,79   0,30  ║ 
║  4    2     7   FON    6,29     5,84  0,36    7,12     6,61   0,34    8,57     7,95   0,33  ║ 
║  4    2     8   FON    6,29    70,27  0,83    7,12    79,55   0,78    8,57    84,77   0,75  ║ 
║  4    2     9   FON    6,44    64,06  0,71    7,39    73,43   0,67    8,96    89,07   0,65  ║ 
║  4    2    10   FON    6,44    48,07  0,74    7,39    55,11   0,71    8,96    64,67   0,69  ║ 
║  4    2    11   FON    6,44     6,86  0,33    7,39     7,86   0,31    8,96     9,54   0,30  ║ 
║  4    2    12   FON    6,44     9,68  0,38    7,39    11,10   0,37    8,96    13,46   0,36  ║ 
║  4    2    13   FON    6,44    11,67  0,43    7,39    13,38   0,41    8,96    16,23   0,40  ║ 
║  4    2    14   FON    6,44     6,86  0,32    7,39     7,86   0,30    8,96     9,54   0,29  ║ 
║  4    2    15   FON    6,44    55,61  0,78    7,39    63,75   0,75    8,96    71,26   0,72  ║ 
║  4    2    16   FON    6,44    61,08  0,69    7,39    70,03   0,65    8,96    84,94   0,64  ║ 
║  4    2    17   FON    6,53    61,41  0,72    7,54    70,90   0,69    9,19    85,82   0,67  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    2    18   FON    6,53    18,15  0,51    7,54    20,95   0,49    9,19    25,54   0,48  ║ 
║  4    2    19   FON    6,53     4,15  0,21    7,54     4,79   0,20    9,19     5,84   0,20  ║ 
║  4    2    20   FON    6,53     7,07  0,32    7,54     8,16   0,31    9,19     9,94   0,30  ║ 
║  4    2    21   FON    6,53     7,85  0,34    7,54     9,06   0,33    9,19    11,05   0,32  ║ 
║  4    2    22   FON    6,53     2,06  0,13    7,54     2,38   0,13    9,19     2,90   0,12  ║ 
║  4    2    23   FON    6,53    18,15  0,52    7,54    20,95   0,50    9,19    25,54   0,49  ║ 
║  4    2    24   FON    6,53    66,43  0,71    7,54    76,69   0,69    9,19    93,06   0,67  ║ 
║  4    2    25   FON    6,60    62,08  0,73    7,66    72,07   0,70    9,37    85,62   0,69  ║ 
║  4    2    26   FON    6,60    18,35  0,53    7,66    21,30   0,51    9,37    26,06   0,50  ║ 
║  4    2    27   FON    6,60     9,92  0,37    7,66    11,51   0,36    9,37    14,08   0,35  ║ 
║  4    2    28   FON    6,60    13,00  0,66    7,66    15,09   0,64    9,37    18,46   0,63  ║ 
║  4    2    29   FON    6,60    27,03  0,65    7,66    31,37   0,63    9,37    38,38   0,61  ║ 
║  4    2    30   FON    6,60    27,03  0,63    7,66    31,37   0,61    9,37    38,38   0,60  ║ 
║  4    2    31   FON    6,60    13,00  0,66    7,66    15,09   0,64    9,37    18,46   0,63  ║ 
║  4    2    32   FON    6,60    11,44  0,41    7,66    13,28   0,40    9,37    16,25   0,39  ║ 
║  4    2    33   FON    6,60    18,35  0,53    7,66    21,30   0,51    9,37    26,06   0,50  ║ 
║  4    2    34   FON    6,60    67,15  0,72    7,66    77,96   0,70    9,37    92,67   0,69  ║ 
║  4    2    35   FON    6,69    64,45  0,74    7,82    75,32   0,72    9,60    87,54   0,70  ║ 
║  4    2    36   FON    6,69    52,52  0,69    7,82    61,38   0,67    9,60    75,42   0,66  ║ 
║  4    2    37   FON    6,69     7,12  0,36    7,82     8,32   0,35    9,60    10,22   0,34  ║ 
║  4    2    38   FON    6,69     5,34  0,36    7,82     6,24   0,35    9,60     7,67   0,34  ║ 
║  4    2    39   FON    6,69     7,12  0,43    7,82     8,32   0,42    9,60    10,22   0,41  ║ 
║  4    2    40   FON    6,69     6,21  0,32    7,82     7,26   0,31    9,60     8,92   0,31  ║ 
║  4    2    41   FON    6,69    53,05  0,70    7,82    61,99   0,68    9,60    75,96   0,67  ║ 
║  4    2    42   FON    6,69    67,53  0,71    7,82    78,92   0,69    9,60    94,68   0,68  ║ 
║  4    2    43   FON    6,84    65,89  0,88    8,08    75,23   0,86   10,00    75,23   0,85  ║ 
║  4    2    44   FON    6,84     3,83  0,35    8,08     4,53   0,34   10,00     5,60   0,34  ║ 
║  4    2    45   FON    6,84    68,52  0,90    8,08    76,13   0,89   10,00    76,13   0,88  ║ 
║  4    2    46   FON    7,07    89,68  1,00    8,48    90,10   1,00   10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4    2    47   FON    7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4    2    48   FON    7,07     6,56  0,43    8,48     7,88   0,43   10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4    2    49   FON    7,07    88,61  1,00    8,48    88,61   1,00   10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4    2    50   FON    5,29    36,12  0,71    6,02    41,15   0,67    6,96    47,56   0,62  ║ 
║  4    2    51   FON    5,16    35,27  0,68    5,81    39,67   0,64    6,63    45,33   0,59  ║ 
║  4    2    52   FON    5,41     1,95  0,15    6,25     2,25   0,14    7,30     2,62   0,13  ║ 
║  4    2    53   FON    5,03     1,81  0,13    5,58     2,01   0,12    6,29     2,26   0,11  ║ 
║  4    2    54   FON    6,44     4,35  0,41    7,39     4,99   0,39    8,96     6,05   0,38  ║ 
║  4    2    55   FON    6,84     8,25  0,40    8,08     9,74   0,39   10,00    12,06   0,39  ║ 
║  4    2    56   FON    6,84     3,11  0,35    8,07     3,67   0,35    9,99     4,55   0,35  ║ 
║  4    2    57   FON    5,65     5,95  0,44    6,66     7,01   0,43    7,92     8,33   0,41  ║ 
║  4    2    58   FON    5,65     0,16  0,04    6,67     0,19   0,04    7,92     0,23   0,04  ║ 
║  4    2    59   FON    5,65     0,16  0,03    6,67     0,19   0,03    7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    2    60   FON    5,65     0,16  0,04    6,67     0,19   0,04    7,92     0,23   0,04  ║ 
║  4    2    61   FON    5,65    12,95  0,48    6,67    15,27   0,47    7,92    18,15   0,45  ║ 
║  4    2    62   FON    5,65    12,95  0,44    6,67    15,27   0,43    7,92    18,15   0,41  ║ 
║  4    2    63   FON    5,65    12,95  0,44    6,67    15,27   0,43    7,92    18,15   0,41  ║ 
║  4    2    64   FON    5,65    12,95  0,49    6,67    15,27   0,48    7,92    18,15   0,46  ║ 
║  4    2    65   FON    5,65     0,16  0,03    6,67     0,19   0,03    7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    2    66   FON    5,65     0,16  0,03    6,67     0,19   0,03    7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    2    67   FON    5,65     0,16  0,03    6,67     0,19   0,03    7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    2    68   FON    5,65     7,65  0,67    6,67     9,02   0,66    7,92    10,72   0,63  ║ 
║  4    2    69   FON    5,63     6,38  0,31    6,62     7,51   0,31    7,85     8,91   0,29  ║ 
║  4    2    70   FON    5,63    13,80  0,44    6,62    16,23   0,43    7,85    19,26   0,41  ║ 
║  4    2    71   FON    5,63    13,80  0,44    6,62    16,23   0,43    7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    2    72   FON    5,63     6,79  0,36    6,62     7,98   0,35    7,85     9,47   0,33  ║ 
║  4    2    73   FON    5,63     5,99  0,31    6,62     7,05   0,30    7,85     8,36   0,28  ║ 
║  4    2    74   FON    5,63    13,80  0,43    6,62    16,23   0,43    7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    2    75   FON    5,63    13,80  0,43    6,62    16,23   0,42    7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    2    76   FON    5,63     7,19  0,33    6,62     8,46   0,32    7,85    10,04   0,31  ║ 
║  4    2    77   FON    5,48     6,61  0,31    6,37     7,68   0,30    7,48     9,02   0,28  ║ 
║  4    2    78   FON    5,48    13,45  0,45    6,37    15,62   0,44    7,48    18,34   0,41  ║ 
║  4    2    79   FON    5,48    13,45  0,49    6,37    15,62   0,47    7,48    18,34   0,45  ║ 
║  4    2    80   FON    5,48     6,22  0,26    6,37     7,23   0,25    7,48     8,48   0,24  ║ 
║  4    2    81   FON    5,48     9,08  0,32    6,37    10,54   0,31    7,48    12,38   0,29  ║ 
║  4    2    82   FON    5,48    17,95  0,45    6,37    20,84   0,43    7,48    24,47   0,41  ║ 
║  4    2    83   FON    5,48     5,84  0,28    6,37     6,78   0,27    7,48     7,96   0,25  ║ 
║  4    2    84   FON    5,41     5,76  0,42    6,25     6,65   0,40    7,30     7,77   0,38  ║ 
║  4    2    85   FON    5,41    13,28  0,61    6,25    15,32   0,59    7,30    17,89   0,55  ║ 
║  4    2    86   FON    5,41    44,63  0,80    6,25    51,49   0,77    7,30    56,00   0,72  ║ 
║  4    2    87   FON    5,41    26,58  0,67    6,25    30,67   0,65    7,30    35,82   0,60  ║ 
║  4    2    88   FON    5,41    13,28  0,47    6,25    15,32   0,45    7,30    17,89   0,42  ║ 
║  4    2    89   FON    5,41    50,50  0,71    6,25    58,27   0,68    7,30    68,05   0,63  ║ 
║  4    2    90   FON    5,48    20,20  0,50    6,37    23,46   0,49    7,48    27,54   0,46  ║ 
║  4    2    91   FON    5,41    14,16  0,46    6,25    16,34   0,44    7,30    19,08   0,41  ║ 
║  4    2    92   FON    5,41    10,66  0,43    6,25    12,30   0,41    7,30    14,37   0,39  ║ 
║  4    2    93   FON    5,29    38,62  0,67    6,02    44,00   0,64    6,96    50,85   0,59  ║ 
║  4    2    94   FON    5,29     2,96  0,20    6,02     3,38   0,19    6,96     3,90   0,18  ║ 
║  4    2    95   FON    8,33     4,75  0,39    9,70     5,53   0,38   11,76     6,70   0,37  ║ 
║  4    2    96   FON    3,56     1,53  0,15    4,29     1,84   0,15    5,53     2,37   0,15  ║ 
║  4    2    97   FON    5,16    37,71  0,65    5,81    42,41   0,61    6,63    48,46   0,56  ║ 
║  4    2    98   FON    5,16     2,89  0,20    5,81     3,26   0,19    6,63     3,72   0,17  ║ 
║  4    2    99   FON    5,03     5,01  0,38    5,58     5,55   0,35    6,29     6,26   0,32  ║ 
║  4    2   100   FON    5,03    12,34  0,56    5,58    13,68   0,52    6,29    15,43   0,47  ║ 
║  4    2   101   FON    5,03    41,87  0,74    5,58    46,41   0,68    6,29    52,35   0,62  ║ 
║  4    2   102   FON    5,03    24,70  0,63    5,58    27,38   0,59    6,29    30,89   0,53  ║ 
║  4    2   103   FON    5,03    12,34  0,42    5,58    13,68   0,39    6,29    15,43   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    2   104   FON    5,03    46,16  0,61    5,58    51,16   0,57    6,29    57,72   0,51  ║ 
║  4    2   105   FON    5,03     5,36  0,23    5,58     5,94   0,21    6,29     6,70   0,19  ║ 
║  4    2   106   FON    6,84     9,25  0,34    8,08    10,92   0,33   10,00    13,52   0,33  ║ 
║  4    2   107   FON    4,96     5,28  0,26    5,46     5,81   0,24    6,11     6,51   0,22  ║ 
║  4    2   108   FON    4,96    12,18  0,40    5,46    13,39   0,37    6,11    15,00   0,33  ║ 
║  4    2   109   FON    4,96    12,18  0,46    5,46    13,39   0,42    6,11    15,00   0,37  ║ 
║  4    2   110   FON    4,96     6,35  0,25    5,46     6,98   0,23    6,11     7,82   0,21  ║ 
║  4    2   111   FON    4,96     8,22  0,33    5,46     9,04   0,30    6,11    10,12   0,27  ║ 
║  4    2   112   FON    4,96    16,25  0,43    5,46    17,87   0,39    6,11    20,01   0,35  ║ 
║  4    2   113   FON    4,96     3,96  0,21    5,46     4,36   0,19    6,11     4,88   0,17  ║ 
║  4    2   114   FON    4,96    16,65  0,44    5,46    18,32   0,40    6,11    20,52   0,36  ║ 
║  4    2   115   FON    4,82     5,13  0,25    5,21     5,55   0,23    5,74     6,11   0,20  ║ 
║  4    2   116   FON    4,82    11,83  0,38    5,21    12,78   0,34    5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    2   117   FON    4,82    11,83  0,37    5,21    12,78   0,34    5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    2   118   FON    4,82     6,17  0,32    5,21     6,66   0,29    5,74     7,34   0,25  ║ 
║  4    2   119   FON    4,82     5,13  0,26    5,21     5,55   0,23    5,74     6,11   0,20  ║ 
║  4    2   120   FON    4,82    11,83  0,37    5,21    12,78   0,34    5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    2   121   FON    4,82    11,83  0,37    5,21    12,78   0,33    5,74    14,08   0,29  ║ 
║  4    2   122   FON    4,82     6,17  0,28    5,21     6,66   0,26    5,74     7,34   0,23  ║ 
║  4    2   123   FON    4,79     4,13  0,40    5,15     4,44   0,36    5,65     4,87   0,31  ║ 
║  4    2   124   FON    4,79     0,14  0,04    5,15     0,15   0,03    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   125   FON    4,79     0,14  0,04    5,15     0,15   0,04    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   126   FON    4,79     0,14  0,03    5,15     0,15   0,03    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   127   FON    4,79    11,35  0,40    5,15    12,21   0,36    5,65    13,40   0,32  ║ 
║  4    2   128   FON    4,79    13,31  0,44    5,15    14,31   0,39    5,65    15,71   0,34  ║ 
║  4    2   129   FON    4,79     8,67  0,35    5,15     9,33   0,31    5,65    10,24   0,27  ║ 
║  4    2   130   FON    4,79    13,31  0,44    5,15    14,31   0,39    5,65    15,71   0,35  ║ 
║  4    2   131   FON    4,79     0,14  0,03    5,15     0,15   0,03    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   132   FON    4,79     0,14  0,04    5,15     0,15   0,04    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   133   FON    4,79     0,14  0,04    5,15     0,15   0,03    5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    2   134   FON    4,79     5,77  0,46    5,15     6,21   0,41    5,65     6,82   0,36  ║ 
║  4    2   135   FON    5,03    12,34  0,65    5,58    13,68   0,60    6,29    15,43   0,55  ║ 
║  4    2   136   FON    2,72    32,44  0,38    3,16    37,73   0,37    3,62    43,14   0,34  ║ 
║  4    3     2   FON    2,72    32,44  0,38    3,16    37,73   0,37    3,62    43,14   0,34  ║ 
║  4    3     3   FON    2,77    28,05  0,35    3,23    32,69   0,34    3,69    37,40   0,31  ║ 
║  4    3     4   FON    2,77     4,04  0,21    3,23     4,70   0,20    3,69     5,38   0,18  ║ 
║  4    3     5   FON    2,77     1,90  0,15    3,23     2,22   0,14    3,69     2,54   0,13  ║ 
║  4    3     6   FON    2,77     1,87  0,15    3,23     2,18   0,14    3,69     2,49   0,13  ║ 
║  4    3     7   FON    2,77     2,57  0,16    3,23     3,00   0,16    3,69     3,43   0,14  ║ 
║  4    3     8   FON    2,77    30,93  0,36    3,23    36,04   0,35    3,69    41,24   0,32  ║ 
║  4    3     9   FON    2,80    27,86  0,31    3,27    32,51   0,30    3,74    37,21   0,27  ║ 
║  4    3    10   FON    2,80    20,91  0,32    3,27    24,39   0,31    3,74    27,92   0,29  ║ 
║  4    3    11   FON    2,80     2,98  0,14    3,27     3,48   0,14    3,74     3,98   0,13  ║ 
║  4    3    12   FON    2,80     4,21  0,17    3,27     4,91   0,16    3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4    3    13   FON    2,80     5,08  0,19    3,27     5,92   0,18    3,74     6,78   0,17  ║ 
║  4    3    14   FON    2,80     2,98  0,14    3,27     3,48   0,13    3,74     3,98   0,12  ║ 
║  4    3    15   FON    2,80    24,19  0,34    3,27    28,22   0,33    3,74    32,30   0,30  ║ 
║  4    3    16   FON    2,80    26,57  0,30    3,27    31,00   0,29    3,74    35,48   0,27  ║ 
║  4    3    17   FON    2,82    26,53  0,31    3,29    30,97   0,30    3,77    35,46   0,28  ║ 
║  4    3    18   FON    2,82     7,84  0,22    3,29     9,15   0,22    3,77    10,48   0,20  ║ 
║  4    3    19   FON    2,82     1,79  0,09    3,29     2,09   0,09    3,77     2,40   0,08  ║ 
║  4    3    20   FON    2,82     3,05  0,14    3,29     3,56   0,14    3,77     4,08   0,12  ║ 
║  4    3    21   FON    2,82     3,39  0,15    3,29     3,96   0,14    3,77     4,53   0,13  ║ 
║  4    3    22   FON    2,82     0,89  0,06    3,29     1,04   0,06    3,77     1,19   0,05  ║ 
║  4    3    23   FON    2,82     7,84  0,22    3,29     9,15   0,22    3,77    10,48   0,20  ║ 
║  4    3    24   FON    2,82    28,70  0,31    3,29    33,51   0,30    3,77    38,36   0,27  ║ 
║  4    3    25   FON    2,84    26,67  0,31    3,31    31,16   0,30    3,79    35,68   0,28  ║ 
║  4    3    26   FON    2,84     7,88  0,23    3,31     9,21   0,22    3,79    10,55   0,20  ║ 
║  4    3    27   FON    2,84     4,26  0,16    3,31     4,98   0,16    3,79     5,70   0,14  ║ 
║  4    3    28   FON    2,84     5,59  0,29    3,31     6,53   0,28    3,79     7,47   0,25  ║ 
║  4    3    29   FON    2,84    11,61  0,28    3,31    13,56   0,27    3,79    15,53   0,25  ║ 
║  4    3    30   FON    2,84    11,61  0,27    3,31    13,56   0,27    3,79    15,53   0,24  ║ 
║  4    3    31   FON    2,84     5,59  0,29    3,31     6,53   0,28    3,79     7,47   0,25  ║ 
║  4    3    32   FON    2,84     4,92  0,18    3,31     5,74   0,17    3,79     6,58   0,16  ║ 
║  4    3    33   FON    2,84     7,88  0,23    3,31     9,21   0,22    3,79    10,55   0,20  ║ 
║  4    3    34   FON    2,84    28,85  0,31    3,31    33,71   0,30    3,79    38,60   0,28  ║ 
║  4    3    35   FON    2,85    27,51  0,31    3,34    32,16   0,31    3,82    36,84   0,28  ║ 
║  4    3    36   FON    2,85    22,42  0,29    3,34    26,21   0,29    3,82    30,02   0,26  ║ 
║  4    3    37   FON    2,85     3,04  0,15    3,34     3,55   0,15    3,82     4,07   0,14  ║ 
║  4    3    38   FON    2,85     2,28  0,15    3,34     2,66   0,15    3,82     3,05   0,14  ║ 
║  4    3    39   FON    2,85     3,04  0,18    3,34     3,55   0,18    3,82     4,07   0,16  ║ 
║  4    3    40   FON    2,85     2,65  0,14    3,34     3,10   0,13    3,82     3,55   0,12  ║ 
║  4    3    41   FON    2,85    22,64  0,30    3,34    26,47   0,29    3,82    30,32   0,27  ║ 
║  4    3    42   FON    2,85    28,82  0,30    3,34    33,70   0,30    3,82    38,60   0,27  ║ 
║  4    3    43   FON    2,89    27,82  0,37    3,38    32,56   0,36    3,87    37,31   0,33  ║ 
║  4    3    44   FON    2,89     1,62  0,15    3,38     1,89   0,14    3,87     2,17   0,13  ║ 
║  4    3    45   FON    2,89    28,92  0,38    3,38    33,86   0,37    3,87    38,80   0,34  ║ 
║  4    3    46   FON    2,94    37,25  0,41    3,44    43,68   0,40    3,95    50,08   0,37  ║ 
║  4    3    47   FON    2,94     1,65  0,14    3,44     1,93   0,13    3,95     2,21   0,12  ║ 
║  4    3    48   FON    2,94     2,73  0,18    3,44     3,20   0,17    3,95     3,66   0,16  ║ 
║  4    3    49   FON    2,94    36,80  0,42    3,44    43,16   0,41    3,95    49,48   0,37  ║ 
║  4    3    50   FON    6,77    46,22  0,90    8,12    51,22   0,90   10,15    51,22   0,90  ║ 
║  4    3    51   FON    6,74    46,04  0,89    8,08    51,49   0,89   10,11    51,49   0,89  ║ 
║  4    3    52   FON    6,79     2,44  0,18    8,15     2,93   0,18   10,19     3,66   0,18  ║ 
║  4    3    53   FON    6,71     2,41  0,18    8,05     2,89   0,18   10,06     3,62   0,18  ║ 
║  4    3    54   FON    2,80     1,89  0,18    3,27     2,21   0,17    3,74     2,53   0,16  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    3    55   FON    2,89     3,48  0,17    3,38     4,08   0,17    3,87     4,67   0,15  ║ 
║  4    3    56   FON    2,89     1,31  0,15    3,38     1,54   0,15    3,87     1,76   0,13  ║ 
║  4    3    57   FON    6,84     7,20  0,53    8,22     8,65   0,53   10,27    10,80   0,53  ║ 
║  4    3    58   FON    6,84     0,20  0,05    8,22     0,24   0,05   10,27     0,30   0,05  ║ 
║  4    3    59   FON    6,84     0,20  0,04    8,22     0,24   0,04   10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    3    60   FON    6,84     0,20  0,05    8,22     0,24   0,05   10,27     0,30   0,05  ║ 
║  4    3    61   FON    6,84    15,68  0,58    8,22    18,83   0,58   10,27    23,52   0,58  ║ 
║  4    3    62   FON    6,84    15,68  0,53    8,22    18,83   0,53   10,27    23,52   0,53  ║ 
║  4    3    63   FON    6,84    15,68  0,53    8,22    18,83   0,53   10,27    23,52   0,53  ║ 
║  4    3    64   FON    6,84    15,68  0,59    8,22    18,83   0,59   10,27    23,52   0,59  ║ 
║  4    3    65   FON    6,84     0,20  0,04    8,22     0,24   0,04   10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    3    66   FON    6,84     0,20  0,04    8,22     0,24   0,04   10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    3    67   FON    6,84     0,20  0,04    8,22     0,24   0,04   10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    3    68   FON    6,84     9,26  0,81    8,22    11,11   0,81   10,27    11,41   0,81  ║ 
║  4    3    69   FON    6,84     7,76  0,38    8,21     9,32   0,38   10,26    11,64   0,38  ║ 
║  4    3    70   FON    6,84    16,77  0,54    8,21    20,14   0,54   10,26    25,17   0,54  ║ 
║  4    3    71   FON    6,84    16,77  0,53    8,21    20,14   0,53   10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    3    72   FON    6,84     8,25  0,44    8,21     9,90   0,44   10,26    12,38   0,44  ║ 
║  4    3    73   FON    6,84     7,28  0,37    8,21     8,74   0,37   10,26    10,92   0,37  ║ 
║  4    3    74   FON    6,84    16,77  0,53    8,21    20,14   0,53   10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    3    75   FON    6,84    16,77  0,53    8,21    20,14   0,53   10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    3    76   FON    6,84     8,75  0,40    8,21    10,50   0,40   10,26    13,12   0,40  ║ 
║  4    3    77   FON    6,81     8,21  0,39    8,17     9,86   0,39   10,21    12,32   0,39  ║ 
║  4    3    78   FON    6,81    16,70  0,56    8,17    20,04   0,56   10,21    25,05   0,56  ║ 
║  4    3    79   FON    6,81    16,70  0,61    8,17    20,04   0,61   10,21    25,05   0,61  ║ 
║  4    3    80   FON    6,81     7,73  0,32    8,17     9,27   0,32   10,21    11,59   0,32  ║ 
║  4    3    81   FON    6,81    11,27  0,39    8,17    13,53   0,39   10,21    16,91   0,39  ║ 
║  4    3    82   FON    6,81    22,28  0,56    8,17    26,74   0,56   10,21    33,42   0,56  ║ 
║  4    3    83   FON    6,81     7,25  0,35    8,17     8,70   0,35   10,21    10,87   0,35  ║ 
║  4    3    84   FON    6,79     7,23  0,53    8,15     8,68   0,53   10,19    10,85   0,53  ║ 
║  4    3    85   FON    6,79    16,66  0,76    8,15    20,00   0,76   10,19    21,79   0,76  ║ 
║  4    3    86   FON    6,79    56,00  1,00    8,15    56,00   1,00   10,19    56,00   1,00  ║ 
║  4    3    87   FON    6,79    33,35  0,84    8,15    39,60   0,84   10,19    39,60   0,84  ║ 
║  4    3    88   FON    6,79    16,66  0,59    8,15    20,00   0,59   10,19    24,99   0,59  ║ 
║  4    3    89   FON    6,79    63,37  0,89    8,15    71,57   0,89   10,19    71,57   0,89  ║ 
║  4    3    90   FON    6,81    25,08  0,62    8,17    30,10   0,62   10,21    37,62   0,62  ║ 
║  4    3    91   FON    6,79    17,77  0,58    8,15    21,33   0,58   10,19    26,66   0,58  ║ 
║  4    3    92   FON    6,79    13,38  0,54    8,15    16,06   0,54   10,19    20,07   0,54  ║ 
║  4    3    93   FON    6,77    49,42  0,86    8,12    57,58   0,86   10,15    57,58   0,86  ║ 
║  4    3    94   FON    6,77     3,79  0,26    8,12     4,55   0,26   10,15     5,69   0,26  ║ 
║  4    3    95   FON    5,41     3,08  0,26    6,41     3,65   0,25    7,70     4,39   0,24  ║ 
║  4    3    96   FON   -0,60     0,26  0,02   -0,80     0,34   0,03   -1,31     0,56   0,04  ║ 
║  4    3    97   FON    6,74    49,23  0,85    8,08    58,00   0,85   10,11    58,00   0,85  ║ 
║  4    3    98   FON    6,74     3,78  0,26    8,08     4,53   0,26   10,11     5,67   0,26  ║ 
║  4    3    99   FON    6,71     6,68  0,51    8,05     8,01   0,51   10,06    10,02   0,51  ║ 
║  4    3   100   FON    6,71    16,46  0,75    8,05    19,74   0,75   10,06    21,96   0,75  ║ 
║  4    3   101   FON    6,71    55,85  0,98    8,05    56,75   0,98   10,06    56,75   0,98  ║ 
║  4    3   102   FON    6,71    32,95  0,85    8,05    38,94   0,85   10,06    38,94   0,85  ║ 
║  4    3   103   FON    6,71    16,46  0,56    8,05    19,74   0,56   10,06    24,69   0,56  ║ 
║  4    3   104   FON    6,71    61,57  0,82    8,05    73,81   0,82   10,06    75,45   0,82  ║ 
║  4    3   105   FON    6,71     7,14  0,31    8,05     8,57   0,31   10,06    10,71   0,31  ║ 
║  4    3   106   FON    2,89     3,90  0,14    3,38     4,57   0,14    3,87     5,24   0,13  ║ 
║  4    3   107   FON    6,70     7,13  0,36    8,03     8,55   0,36   10,04    10,69   0,36  ║ 
║  4    3   108   FON    6,70    16,43  0,54    8,03    19,69   0,54   10,04    24,63   0,54  ║ 
║  4    3   109   FON    6,70    16,43  0,61    8,03    19,69   0,61   10,04    24,63   0,61  ║ 
║  4    3   110   FON    6,70     8,56  0,34    8,03    10,26   0,34   10,04    12,84   0,34  ║ 
║  4    3   111   FON    6,70    11,09  0,44    8,03    13,29   0,44   10,04    16,63   0,44  ║ 
║  4    3   112   FON    6,70    21,92  0,58    8,03    26,27   0,58   10,04    32,87   0,58  ║ 
║  4    3   113   FON    6,70     5,35  0,28    8,03     6,41   0,28   10,04     8,02   0,28  ║ 
║  4    3   114   FON    6,70    22,47  0,59    8,03    26,93   0,59   10,04    33,69   0,59  ║ 
║  4    3   115   FON    6,67     7,10  0,35    7,99     8,50   0,35   10,00    10,64   0,35  ║ 
║  4    3   116   FON    6,67    16,35  0,53    7,99    19,59   0,53   10,00    24,52   0,53  ║ 
║  4    3   117   FON    6,67    16,35  0,51    7,99    19,59   0,51   10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    3   118   FON    6,67     8,52  0,44    7,99    10,21   0,44   10,00    12,78   0,44  ║ 
║  4    3   119   FON    6,67     7,10  0,36    7,99     8,50   0,36   10,00    10,64   0,36  ║ 
║  4    3   120   FON    6,67    16,35  0,51    7,99    19,59   0,51   10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    3   121   FON    6,67    16,35  0,51    7,99    19,59   0,51   10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    3   122   FON    6,67     8,52  0,39    7,99    10,21   0,39   10,00    12,78   0,39  ║ 
║  4    3   123   FON    6,66     5,74  0,55    7,98     6,88   0,55    9,98     8,61   0,55  ║ 
║  4    3   124   FON    6,66     0,19  0,05    7,98     0,23   0,05    9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   125   FON    6,66     0,19  0,06    7,98     0,23   0,06    9,98     0,29   0,06  ║ 
║  4    3   126   FON    6,66     0,19  0,04    7,98     0,23   0,04    9,98     0,29   0,04  ║ 
║  4    3   127   FON    6,66    15,79  0,56    7,98    18,92   0,56    9,98    23,68   0,56  ║ 
║  4    3   128   FON    6,66    18,51  0,61    7,98    22,18   0,61    9,98    27,75   0,61  ║ 
║  4    3   129   FON    6,66    12,06  0,48    7,98    14,45   0,48    9,98    18,09   0,48  ║ 
║  4    3   130   FON    6,66    18,51  0,61    7,98    22,18   0,61    9,98    27,75   0,61  ║ 
║  4    3   131   FON    6,66     0,19  0,05    7,98     0,23   0,05    9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   132   FON    6,66     0,19  0,06    7,98     0,23   0,06    9,98     0,29   0,06  ║ 
║  4    3   133   FON    6,66     0,19  0,05    7,98     0,23   0,05    9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    3   134   FON    6,66     8,03  0,63    7,98     9,62   0,63    9,98    12,04   0,63  ║ 
║  4    3   135   FON    6,71    16,46  0,87    8,05    18,85   0,87   10,06    18,85   0,87  ║ 
║  4    3   136   FON    0,13     1,59  0,02    0,16     1,86   0,02    0,18     2,18   0,02  ║ 
║  4    4     2   FON    0,13     1,59  0,02    0,16     1,86   0,02    0,18     2,18   0,02  ║ 
║  4    4     3   FON    0,07     0,73  0,01    0,08     0,85   0,01    0,10     1,00   0,01  ║ 
║  4    4     4   FON    0,07     0,11  0,01    0,08     0,12   0,01    0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4    4     5   FON    0,07     0,05  0,00    0,08     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    4     6   FON    0,07     0,05  0,00    0,08     0,06   0,00    0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4    4     7   FON    0,07     0,07  0,00    0,08     0,08   0,00    0,10     0,09   0,00  ║ 
║  4    4     8   FON    0,07     0,81  0,01    0,08     0,94   0,01    0,10     1,10   0,01  ║ 
║  4    4     9   FON    0,03     0,33  0,00    0,04     0,38   0,00    0,04     0,44   0,00  ║ 
║  4    4    10   FON    0,03     0,24  0,00    0,04     0,29   0,00    0,04     0,33   0,00  ║ 
║  4    4    11   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    12   FON    0,03     0,05  0,00    0,04     0,06   0,00    0,04     0,07   0,00  ║ 
║  4    4    13   FON    0,03     0,06  0,00    0,04     0,07   0,00    0,04     0,08   0,00  ║ 
║  4    4    14   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    15   FON    0,03     0,28  0,00    0,04     0,33   0,00    0,04     0,39   0,00  ║ 
║  4    4    16   FON    0,03     0,31  0,00    0,04     0,36   0,00    0,04     0,42   0,00  ║ 
║  4    4    17   FON    0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    18   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    19   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    20   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4    4    21   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,01   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    22   FON    0,01     0,00  0,00    0,01     0,00   0,00    0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4    4    23   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    24   FON    0,01     0,10  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    25   FON   -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,10   0,00   -0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    26   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    27   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    28   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    29   FON   -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    30   FON   -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,04   0,00   -0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    31   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    32   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4    4    33   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    34   FON   -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4    4    35   FON   -0,03     0,31  0,00   -0,04     0,36   0,00   -0,04     0,43   0,00  ║ 
║  4    4    36   FON   -0,03     0,25  0,00   -0,04     0,30   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  4    4    37   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    38   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    39   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4    4    40   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,04     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    41   FON   -0,03     0,26  0,00   -0,04     0,30   0,00   -0,04     0,35   0,00  ║ 
║  4    4    42   FON   -0,03     0,33  0,00   -0,04     0,38   0,00   -0,04     0,45   0,00  ║ 
║  4    4    43   FON   -0,07     0,69  0,01   -0,08     0,81   0,01   -0,10     0,95   0,01  ║ 
║  4    4    44   FON   -0,07     0,04  0,00   -0,08     0,05   0,00   -0,10     0,06   0,00  ║ 
║  4    4    45   FON   -0,07     0,72  0,01   -0,08     0,84   0,01   -0,10     0,98   0,01  ║ 
║  4    4    46   FON   -0,13     1,69  0,02   -0,16     1,97   0,02   -0,18     2,31   0,02  ║ 
║  4    4    47   FON   -0,13     0,07  0,01   -0,16     0,09   0,01   -0,18     0,10   0,01  ║ 
║  4    4    48   FON   -0,13     0,12  0,01   -0,16     0,14   0,01   -0,18     0,17   0,01  ║ 
║  4    4    49   FON   -0,13     1,67  0,02   -0,16     1,95   0,02   -0,18     2,28   0,02  ║ 
║  4    4    50   FON    6,75    46,13  0,90    8,10    51,22   0,90   10,14    51,22   0,90  ║ 
║  4    4    51   FON    6,79    46,35  0,90    8,14    51,49   0,90   10,18    51,49   0,90  ║ 
║  4    4    52   FON    6,72     2,42  0,18    8,07     2,90   0,18   10,09     3,63   0,18  ║ 
║  4    4    53   FON    6,82     2,45  0,18    8,18     2,94   0,18   10,23     3,68   0,18  ║ 
║  4    4    54   FON    0,03     0,02  0,00    0,04     0,03   0,00    0,04     0,03   0,00  ║ 
║  4    4    55   FON   -0,07     0,09  0,00   -0,08     0,10   0,00   -0,10     0,12   0,00  ║ 
║  4    4    56   FON   -0,07     0,03  0,00   -0,08     0,04   0,00   -0,10     0,04   0,00  ║ 
║  4    4    57   FON    6,66     7,00  0,52    7,99     8,41   0,52   10,00    10,53   0,52  ║ 
║  4    4    58   FON    6,66     0,19  0,05    7,99     0,23   0,05   10,00     0,29   0,05  ║ 
║  4    4    59   FON    6,66     0,19  0,04    7,99     0,23   0,04   10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    60   FON    6,66     0,19  0,05    7,99     0,23   0,05   10,00     0,29   0,05  ║ 
║  4    4    61   FON    6,66    15,24  0,57    7,99    18,31   0,57   10,00    22,92   0,57  ║ 
║  4    4    62   FON    6,66    15,24  0,51    7,99    18,31   0,51   10,00    22,92   0,51  ║ 
║  4    4    63   FON    6,66    15,24  0,52    7,99    18,31   0,52   10,00    22,92   0,52  ║ 
║  4    4    64   FON    6,66    15,24  0,58    7,99    18,31   0,58   10,00    22,92   0,58  ║ 
║  4    4    65   FON    6,66     0,19  0,04    7,99     0,23   0,04   10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    66   FON    6,66     0,19  0,04    7,99     0,23   0,04   10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    67   FON    6,66     0,19  0,04    7,99     0,23   0,04   10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4    4    68   FON    6,66     9,00  0,79    7,99    10,81   0,79   10,00    11,41   0,79  ║ 
║  4    4    69   FON    6,66     7,56  0,37    8,00     9,08   0,37   10,01    11,36   0,37  ║ 
║  4    4    70   FON    6,66    16,34  0,52    8,00    19,62   0,52   10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4    4    71   FON    6,66    16,34  0,52    8,00    19,62   0,52   10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4    4    72   FON    6,66     8,04  0,42    8,00     9,65   0,42   10,01    12,08   0,42  ║ 
║  4    4    73   FON    6,66     7,09  0,36    8,00     8,52   0,36   10,01    10,66   0,36  ║ 
║  4    4    74   FON    6,66    16,34  0,51    8,00    19,62   0,52   10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4    4    75   FON    6,66    16,34  0,51    8,00    19,62   0,51   10,01    24,56   0,51  ║ 
║  4    4    76   FON    6,66     8,52  0,39    8,00    10,23   0,39   10,01    12,81   0,39  ║ 
║  4    4    77   FON    6,70     8,08  0,38    8,04     9,70   0,38   10,07    12,14   0,38  ║ 
║  4    4    78   FON    6,70    16,43  0,55    8,04    19,73   0,55   10,07    24,69   0,55  ║ 
║  4    4    79   FON    6,70    16,43  0,60    8,04    19,73   0,60   10,07    24,69   0,60  ║ 
║  4    4    80   FON    6,70     7,60  0,32    8,04     9,13   0,32   10,07    11,42   0,32  ║ 
║  4    4    81   FON    6,70    11,09  0,39    8,04    13,32   0,39   10,07    16,67   0,39  ║ 
║  4    4    82   FON    6,70    21,93  0,55    8,04    26,33   0,55   10,07    32,94   0,55  ║ 
║  4    4    83   FON    6,70     7,13  0,34    8,04     8,56   0,34   10,07    10,72   0,34  ║ 
║  4    4    84   FON    6,72     7,15  0,52    8,07     8,59   0,52   10,09    10,74   0,52  ║ 
║  4    4    85   FON    6,72    16,48  0,76    8,07    19,78   0,76   10,09    21,79   0,76  ║ 
║  4    4    86   FON    6,72    55,38  0,99    8,07    56,00   0,99   10,09    56,00   0,99  ║ 
║  4    4    87   FON    6,72    32,99  0,83    8,07    39,60   0,83   10,09    39,60   0,83  ║ 
║  4    4    88   FON    6,72    16,48  0,58    8,07    19,78   0,58   10,09    24,75   0,58  ║ 
║  4    4    89   FON    6,72    62,67  0,88    8,07    71,57   0,88   10,09    71,57   0,88  ║ 
║  4    4    90   FON    6,70    24,68  0,61    8,04    29,63   0,61   10,07    37,08   0,62  ║ 
║  4    4    91   FON    6,72    17,58  0,57    8,07    21,10   0,57   10,09    26,40   0,57  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    4    92   FON    6,72    13,23  0,53    8,07    15,89   0,53   10,09    19,88   0,53  ║ 
║  4    4    93   FON    6,75    49,32  0,86    8,10    57,58   0,86   10,14    57,58   0,86  ║ 
║  4    4    94   FON    6,75     3,79  0,26    8,10     4,54   0,26   10,14     5,68   0,26  ║ 
║  4    4    95   FON    2,75     1,57  0,13    3,30     1,88   0,13    4,14     2,36   0,13  ║ 
║  4    4    96   FON   -3,20     1,37  0,13   -3,84     1,65   0,13   -4,80     2,06   0,13  ║ 
║  4    4    97   FON    6,79    49,56  0,85    8,14    58,00   0,85   10,18    58,00   0,85  ║ 
║  4    4    98   FON    6,79     3,80  0,26    8,14     4,57   0,26   10,18     5,71   0,26  ║ 
║  4    4    99   FON    6,82     6,79  0,52    8,18     8,15   0,52   10,23    10,19   0,52  ║ 
║  4    4   100   FON    6,82    16,73  0,76    8,18    20,07   0,76   10,23    21,96   0,76  ║ 
║  4    4   101   FON    6,82    56,75  1,00    8,18    56,75   1,00   10,23    56,75   1,00  ║ 
║  4    4   102   FON    6,82    33,48  0,86    8,18    38,94   0,86   10,23    38,94   0,86  ║ 
║  4    4   103   FON    6,82    16,73  0,57    8,18    20,07   0,57   10,23    25,09   0,57  ║ 
║  4    4   104   FON    6,82    62,56  0,83    8,18    75,07   0,83   10,23    75,45   0,83  ║ 
║  4    4   105   FON    6,82     7,26  0,31    8,18     8,71   0,31   10,23    10,89   0,31  ║ 
║  4    4   106   FON   -0,07     0,10  0,00   -0,08     0,11   0,00   -0,10     0,13   0,00  ║ 
║  4    4   107   FON    6,84     7,28  0,36    8,20     8,73   0,36   10,25    10,92   0,36  ║ 
║  4    4   108   FON    6,84    16,77  0,55    8,20    20,12   0,55   10,25    25,15   0,55  ║ 
║  4    4   109   FON    6,84    16,77  0,63    8,20    20,12   0,63   10,25    25,15   0,63  ║ 
║  4    4   110   FON    6,84     8,74  0,34    8,20    10,49   0,34   10,25    13,11   0,34  ║ 
║  4    4   111   FON    6,84    11,32  0,45    8,20    13,58   0,45   10,25    16,98   0,45  ║ 
║  4    4   112   FON    6,84    22,38  0,59    8,20    26,85   0,59   10,25    33,56   0,59  ║ 
║  4    4   113   FON    6,84     5,46  0,29    8,20     6,55   0,29   10,25     8,19   0,29  ║ 
║  4    4   114   FON    6,84    22,94  0,60    8,20    27,52   0,60   10,25    34,40   0,60  ║ 
║  4    4   115   FON    6,88     7,32  0,36    8,25     8,78   0,36   10,31    10,97   0,36  ║ 
║  4    4   116   FON    6,88    16,86  0,54    8,25    20,23   0,54   10,31    25,28   0,54  ║ 
║  4    4   117   FON    6,88    16,86  0,53    8,25    20,23   0,53   10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4    4   118   FON    6,88     8,79  0,45    8,25    10,55   0,45   10,31    13,18   0,45  ║ 
║  4    4   119   FON    6,88     7,32  0,37    8,25     8,78   0,37   10,31    10,97   0,37  ║ 
║  4    4   120   FON    6,88    16,86  0,53    8,25    20,23   0,53   10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4    4   121   FON    6,88    16,86  0,53    8,25    20,23   0,53   10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4    4   122   FON    6,88     8,79  0,41    8,25    10,55   0,41   10,31    13,18   0,41  ║ 
║  4    4   123   FON    6,88     5,94  0,57    8,26     7,12   0,57   10,32     8,90   0,57  ║ 
║  4    4   124   FON    6,88     0,20  0,05    8,26     0,24   0,05   10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   125   FON    6,88     0,20  0,06    8,26     0,24   0,06   10,32     0,30   0,06  ║ 
║  4    4   126   FON    6,88     0,20  0,05    8,26     0,24   0,05   10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   127   FON    6,88    16,33  0,58    8,26    19,59   0,58   10,32    24,47   0,58  ║ 
║  4    4   128   FON    6,88    19,14  0,63    8,26    22,96   0,63   10,32    28,68   0,63  ║ 
║  4    4   129   FON    6,88    12,47  0,50    8,26    14,96   0,50   10,32    18,69   0,50  ║ 
║  4    4   130   FON    6,88    19,14  0,63    8,26    22,96   0,63   10,32    28,68   0,63  ║ 
║  4    4   131   FON    6,88     0,20  0,05    8,26     0,24   0,05   10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   132   FON    6,88     0,20  0,06    8,26     0,24   0,06   10,32     0,30   0,06  ║ 
║  4    4   133   FON    6,88     0,20  0,05    8,26     0,24   0,05   10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4    4   134   FON    6,88     8,30  0,66    8,26     9,96   0,66   10,32    12,45   0,66  ║ 
║  4    4   135   FON    6,82    16,73  0,89    8,18    18,85   0,89   10,23    18,85   0,89  ║ 
║  4    4   136   FON   -2,43    28,93  0,34   -2,83    33,79   0,33   -3,23    38,55   0,30  ║ 
║  4    5     2   FON   -2,43    28,93  0,34   -2,83    33,79   0,33   -3,23    38,55   0,30  ║ 
║  4    5     3   FON   -2,60    26,29  0,32   -3,04    30,78   0,32   -3,47    35,19   0,29  ║ 
║  4    5     4   FON   -2,60     3,78  0,19   -3,04     4,43   0,19   -3,47     5,06   0,17  ║ 
║  4    5     5   FON   -2,60     1,78  0,14   -3,04     2,09   0,14   -3,47     2,39   0,12  ║ 
║  4    5     6   FON   -2,60     1,75  0,14   -3,04     2,05   0,13   -3,47     2,35   0,12  ║ 
║  4    5     7   FON   -2,60     2,41  0,15   -3,04     2,82   0,15   -3,47     3,23   0,13  ║ 
║  4    5     8   FON   -2,60    28,99  0,34   -3,04    33,93   0,33   -3,47    38,80   0,31  ║ 
║  4    5     9   FON   -2,71    26,90  0,30   -3,17    31,53   0,29   -3,63    36,10   0,26  ║ 
║  4    5    10   FON   -2,71    20,19  0,31   -3,17    23,66   0,30   -3,63    27,09   0,28  ║ 
║  4    5    11   FON   -2,71     2,88  0,14   -3,17     3,38   0,13   -3,63     3,86   0,12  ║ 
║  4    5    12   FON   -2,71     4,06  0,16   -3,17     4,76   0,16   -3,63     5,45   0,14  ║ 
║  4    5    13   FON   -2,71     4,90  0,18   -3,17     5,74   0,18   -3,63     6,58   0,16  ║ 
║  4    5    14   FON   -2,71     2,88  0,13   -3,17     3,38   0,13   -3,63     3,86   0,12  ║ 
║  4    5    15   FON   -2,71    23,35  0,33   -3,17    27,37   0,32   -3,63    31,33   0,29  ║ 
║  4    5    16   FON   -2,71    25,66  0,29   -3,17    30,07   0,28   -3,63    34,42   0,26  ║ 
║  4    5    17   FON   -2,77    26,05  0,30   -3,25    30,55   0,30   -3,72    35,00   0,27  ║ 
║  4    5    18   FON   -2,77     7,70  0,22   -3,25     9,03   0,21   -3,72    10,34   0,20  ║ 
║  4    5    19   FON   -2,77     1,76  0,09   -3,25     2,06   0,09   -3,72     2,36   0,08  ║ 
║  4    5    20   FON   -2,77     3,00  0,14   -3,25     3,52   0,13   -3,72     4,03   0,12  ║ 
║  4    5    21   FON   -2,77     3,33  0,14   -3,25     3,91   0,14   -3,72     4,47   0,13  ║ 
║  4    5    22   FON   -2,77     0,87  0,06   -3,25     1,03   0,05   -3,72     1,18   0,05  ║ 
║  4    5    23   FON   -2,77     7,70  0,22   -3,25     9,03   0,22   -3,72    10,34   0,20  ║ 
║  4    5    24   FON   -2,77    28,18  0,30   -3,25    33,05   0,30   -3,72    37,86   0,27  ║ 
║  4    5    25   FON   -2,82    26,54  0,31   -3,31    31,14   0,30   -3,80    35,70   0,28  ║ 
║  4    5    26   FON   -2,82     7,84  0,23   -3,31     9,20   0,22   -3,80    10,55   0,20  ║ 
║  4    5    27   FON   -2,82     4,24  0,16   -3,31     4,97   0,16   -3,80     5,70   0,14  ║ 
║  4    5    28   FON   -2,82     5,56  0,28   -3,31     6,52   0,28   -3,80     7,48   0,25  ║ 
║  4    5    29   FON   -2,82    11,55  0,28   -3,31    13,56   0,27   -3,80    15,54   0,25  ║ 
║  4    5    30   FON   -2,82    11,55  0,27   -3,31    13,56   0,27   -3,80    15,54   0,24  ║ 
║  4    5    31   FON   -2,82     5,56  0,28   -3,31     6,52   0,28   -3,80     7,48   0,25  ║ 
║  4    5    32   FON   -2,82     4,89  0,17   -3,31     5,74   0,17   -3,80     6,58   0,16  ║ 
║  4    5    33   FON   -2,82     7,84  0,23   -3,31     9,20   0,22   -3,80    10,55   0,20  ║ 
║  4    5    34   FON   -2,82    28,71  0,31   -3,31    33,69   0,30   -3,80    38,61   0,28  ║ 
║  4    5    35   FON   -2,89    27,81  0,32   -3,39    32,65   0,31   -3,89    37,45   0,29  ║ 
║  4    5    36   FON   -2,89    22,66  0,30   -3,39    26,61   0,29   -3,89    30,52   0,27  ║ 
║  4    5    37   FON   -2,89     3,07  0,15   -3,39     3,61   0,15   -3,89     4,14   0,14  ║ 
║  4    5    38   FON   -2,89     2,30  0,15   -3,39     2,71   0,15   -3,89     3,10   0,14  ║ 
║  4    5    39   FON   -2,89     3,07  0,19   -3,39     3,61   0,18   -3,89     4,14   0,17  ║ 
║  4    5    40   FON   -2,89     2,68  0,14   -3,39     3,15   0,14   -3,89     3,61   0,12  ║ 
║  4    5    41   FON   -2,89    22,89  0,30   -3,39    26,88   0,29   -3,89    30,83   0,27  ║ 
║  4    5    42   FON   -2,89    29,14  0,31   -3,39    34,21   0,30   -3,89    39,24   0,28  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5    43   FON   -3,00    28,87  0,38   -3,52    33,92   0,38   -4,04    38,95   0,35  ║ 
║  4    5    44   FON   -3,00     1,68  0,15   -3,52     1,97   0,15   -4,04     2,27   0,14  ║ 
║  4    5    45   FON   -3,00    30,02  0,39   -3,52    35,28   0,39   -4,04    40,51   0,35  ║ 
║  4    5    46   FON   -3,17    40,16  0,45   -3,73    47,26   0,44   -4,28    54,35   0,40  ║ 
║  4    5    47   FON   -3,17     1,78  0,15   -3,73     2,09   0,14   -4,28     2,40   0,13  ║ 
║  4    5    48   FON   -3,17     2,94  0,19   -3,73     3,46   0,19   -4,28     3,98   0,17  ║ 
║  4    5    49   FON   -3,17    39,68  0,45   -3,73    46,70   0,44   -4,28    53,70   0,40  ║ 
║  4    5    50   FON    6,63    45,31  0,88    7,96    51,22   0,88    9,96    51,22   0,89  ║ 
║  4    5    51   FON    6,72    45,93  0,89    8,07    51,49   0,89   10,09    51,49   0,89  ║ 
║  4    5    52   FON    6,54     2,35  0,18    7,85     2,82   0,18    9,83     3,53   0,18  ║ 
║  4    5    53   FON    6,82     2,45  0,18    8,18     2,94   0,18   10,23     3,68   0,18  ║ 
║  4    5    54   FON   -2,71     1,83  0,17   -3,17     2,14   0,17   -3,63     2,45   0,15  ║ 
║  4    5    55   FON   -3,00     3,61  0,18   -3,52     4,25   0,17   -4,04     4,88   0,16  ║ 
║  4    5    56   FON   -2,99     1,36  0,16   -3,52     1,60   0,15   -4,04     1,84   0,14  ║ 
║  4    5    57   FON    6,36     6,70  0,49    7,63     8,03   0,49    9,58    10,08   0,49  ║ 
║  4    5    58   FON    6,36     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4    5    59   FON    6,36     0,18  0,03    7,63     0,22   0,03    9,58     0,28   0,03  ║ 
║  4    5    60   FON    6,36     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4    5    61   FON    6,36    14,58  0,54    7,63    17,48   0,54    9,58    21,95   0,54  ║ 
║  4    5    62   FON    6,36    14,58  0,49    7,63    17,48   0,49    9,58    21,95   0,49  ║ 
║  4    5    63   FON    6,36    14,58  0,49    7,63    17,48   0,49    9,58    21,95   0,50  ║ 
║  4    5    64   FON    6,36    14,58  0,55    7,63    17,48   0,55    9,58    21,95   0,55  ║ 
║  4    5    65   FON    6,36     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4    5    66   FON    6,36     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4    5    67   FON    6,36     0,18  0,04    7,63     0,22   0,04    9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4    5    68   FON    6,36     8,61  0,75    7,63    10,32   0,75    9,58    11,41   0,76  ║ 
║  4    5    69   FON    6,38     7,24  0,36    7,66     8,69   0,36    9,61    10,90   0,36  ║ 
║  4    5    70   FON    6,38    15,66  0,50    7,66    18,78   0,50    9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4    5    71   FON    6,38    15,66  0,49    7,66    18,78   0,49    9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4    5    72   FON    6,38     7,70  0,41    7,66     9,24   0,41    9,61    11,59   0,41  ║ 
║  4    5    73   FON    6,38     6,80  0,35    7,66     8,15   0,35    9,61    10,23   0,35  ║ 
║  4    5    74   FON    6,38    15,66  0,49    7,66    18,78   0,49    9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4    5    75   FON    6,38    15,66  0,49    7,66    18,78   0,49    9,61    23,57   0,49  ║ 
║  4    5    76   FON    6,38     8,16  0,38    7,66     9,79   0,38    9,61    12,29   0,38  ║ 
║  4    5    77   FON    6,49     7,83  0,37    7,78     9,39   0,37    9,76    11,77   0,37  ║ 
║  4    5    78   FON    6,49    15,92  0,53    7,78    19,09   0,53    9,76    23,94   0,53  ║ 
║  4    5    79   FON    6,49    15,92  0,58    7,78    19,09   0,58    9,76    23,94   0,58  ║ 
║  4    5    80   FON    6,49     7,36  0,31    7,78     8,83   0,31    9,76    11,07   0,31  ║ 
║  4    5    81   FON    6,49    10,74  0,37    7,78    12,89   0,37    9,76    16,16   0,37  ║ 
║  4    5    82   FON    6,49    21,23  0,53    7,78    25,47   0,53    9,76    31,94   0,53  ║ 
║  4    5    83   FON    6,49     6,91  0,33    7,78     8,29   0,33    9,76    10,39   0,33  ║ 
║  4    5    84   FON    6,54     6,96  0,51    7,85     8,35   0,51    9,83    10,47   0,51  ║ 
║  4    5    85   FON    6,54    16,04  0,74    7,85    19,24   0,74    9,83    21,79   0,74  ║ 
║  4    5    86   FON    6,54    53,90  0,96    7,85    56,00   0,96    9,83    56,00   0,96  ║ 
║  4    5    87   FON    6,54    32,10  0,81    7,85    38,52   0,81    9,83    39,60   0,81  ║ 
║  4    5    88   FON    6,54    16,04  0,57    7,85    19,24   0,57    9,83    24,11   0,57  ║ 
║  4    5    89   FON    6,54    61,00  0,85    7,85    71,57   0,85    9,83    71,57   0,85  ║ 
║  4    5    90   FON    6,49    23,90  0,60    7,78    28,68   0,59    9,76    35,95   0,60  ║ 
║  4    5    91   FON    6,54    17,11  0,56    7,85    20,52   0,56    9,83    25,72   0,56  ║ 
║  4    5    92   FON    6,54    12,88  0,52    7,85    15,45   0,52    9,83    19,36   0,52  ║ 
║  4    5    93   FON    6,63    48,45  0,84    7,96    57,58   0,84    9,96    57,58   0,84  ║ 
║  4    5    94   FON    6,63     3,72  0,25    7,96     4,46   0,25    9,96     5,59   0,25  ║ 
║  4    5    95   FON    0,08     0,05  0,00    0,16     0,09   0,01    0,53     0,30   0,02  ║ 
║  4    5    96   FON   -5,72     2,45  0,23   -6,80     2,91   0,23   -8,19     3,51   0,22  ║ 
║  4    5    97   FON    6,72    49,11  0,85    8,07    58,00   0,85   10,09    58,00   0,85  ║ 
║  4    5    98   FON    6,72     3,77  0,26    8,07     4,52   0,26   10,09     5,66   0,26  ║ 
║  4    5    99   FON    6,82     6,79  0,52    8,18     8,15   0,52   10,23    10,19   0,52  ║ 
║  4    5   100   FON    6,82    16,73  0,76    8,18    20,07   0,76   10,23    21,96   0,76  ║ 
║  4    5   101   FON    6,82    56,75  1,00    8,18    56,75   1,00   10,23    56,75   1,00  ║ 
║  4    5   102   FON    6,82    33,48  0,86    8,18    38,94   0,86   10,23    38,94   0,86  ║ 
║  4    5   103   FON    6,82    16,73  0,57    8,18    20,07   0,57   10,23    25,09   0,57  ║ 
║  4    5   104   FON    6,82    62,56  0,83    8,18    75,07   0,83   10,23    75,45   0,83  ║ 
║  4    5   105   FON    6,82     7,26  0,31    8,18     8,71   0,31   10,23    10,89   0,31  ║ 
║  4    5   106   FON   -3,00     4,05  0,15   -3,52     4,76   0,15   -4,04     5,47   0,13  ║ 
║  4    5   107   FON    6,87     7,31  0,36    8,24     8,78   0,36   10,30    10,96   0,36  ║ 
║  4    5   108   FON    6,87    16,85  0,56    8,24    20,22   0,56   10,30    25,26   0,55  ║ 
║  4    5   109   FON    6,87    16,85  0,63    8,24    20,22   0,63   10,30    25,26   0,63  ║ 
║  4    5   110   FON    6,87     8,78  0,35    8,24    10,54   0,35   10,30    13,17   0,35  ║ 
║  4    5   111   FON    6,87    11,37  0,45    8,24    13,65   0,45   10,30    17,05   0,45  ║ 
║  4    5   112   FON    6,87    22,48  0,59    8,24    26,98   0,59   10,30    33,71   0,59  ║ 
║  4    5   113   FON    6,87     5,48  0,29    8,24     6,58   0,29   10,30     8,22   0,29  ║ 
║  4    5   114   FON    6,87    23,04  0,60    8,24    27,65   0,60   10,30    34,55   0,60  ║ 
║  4    5   115   FON    6,97     7,42  0,37    8,37     8,91   0,37   10,45    11,12   0,37  ║ 
║  4    5   116   FON    6,97    17,11  0,55    8,37    20,53   0,55   10,45    25,63   0,55  ║ 
║  4    5   117   FON    6,97    17,11  0,54    8,37    20,53   0,54   10,45    25,63   0,54  ║ 
║  4    5   118   FON    6,97     8,92  0,46    8,37    10,70   0,46   10,45    13,36   0,46  ║ 
║  4    5   119   FON    6,97     7,42  0,37    8,37     8,91   0,37   10,45    11,12   0,37  ║ 
║  4    5   120   FON    6,97    17,11  0,54    8,37    20,53   0,54   10,45    25,63   0,54  ║ 
║  4    5   121   FON    6,97    17,11  0,53    8,37    20,53   0,53   10,45    25,63   0,53  ║ 
║  4    5   122   FON    6,97     8,92  0,41    8,37    10,70   0,41   10,45    13,36   0,41  ║ 
║  4    5   123   FON    7,00     6,04  0,58    8,40     7,24   0,58   10,48     9,04   0,58  ║ 
║  4    5   124   FON    7,00     0,20  0,06    8,40     0,24   0,06   10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   125   FON    7,00     0,20  0,06    8,40     0,24   0,06   10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   126   FON    7,00     0,20  0,05    8,40     0,24   0,05   10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4    5   127   FON    7,00    16,60  0,59    8,40    19,92   0,59   10,48    24,86   0,59  ║ 
║  4    5   128   FON    7,00    19,45  0,64    8,40    23,35   0,64   10,48    29,14   0,64  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    5   129   FON    7,00    12,68  0,51    8,40    15,22   0,51   10,48    18,99   0,50  ║ 
║  4    5   130   FON    7,00    19,45  0,64    8,40    23,35   0,64   10,48    29,14   0,64  ║ 
║  4    5   131   FON    7,00     0,20  0,05    8,40     0,24   0,05   10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4    5   132   FON    7,00     0,20  0,06    8,40     0,24   0,06   10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4    5   133   FON    7,00     0,20  0,05    8,40     0,24   0,05   10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4    5   134   FON    7,00     8,44  0,67    8,40    10,13   0,67   10,48    12,65   0,67  ║ 
║  4    5   135   FON    6,82    16,73  0,89    8,18    18,85   0,89   10,23    18,85   0,89  ║ 
║  4    5   136   FON   -5,77    68,86  0,81   -6,40    76,37   0,75   -7,22    84,68   0,68  ║ 
║  4    6     2   FON   -5,77    68,86  0,81   -6,40    76,37   0,75   -7,22    84,68   0,68  ║ 
║  4    6     3   FON   -6,07    61,49  0,76   -6,88    69,70   0,72   -8,00    80,94   0,67  ║ 
║  4    6     4   FON   -6,07     8,85  0,45   -6,88    10,03   0,43   -8,00    11,65   0,40  ║ 
║  4    6     5   FON   -6,07     4,17  0,33   -6,88     4,73   0,31   -8,00     5,50   0,29  ║ 
║  4    6     6   FON   -6,07     4,10  0,32   -6,88     4,65   0,31   -8,00     5,40   0,28  ║ 
║  4    6     7   FON   -6,07     5,64  0,35   -6,88     6,39   0,33   -8,00     7,42   0,31  ║ 
║  4    6     8   FON   -6,07    67,80  0,80   -6,88    76,85   0,76   -8,00    84,77   0,70  ║ 
║  4    6     9   FON   -6,26    62,28  0,69   -7,19    71,49   0,66   -8,50    84,51   0,62  ║ 
║  4    6    10   FON   -6,26    46,74  0,72   -7,19    53,65   0,69   -8,50    63,42   0,65  ║ 
║  4    6    11   FON   -6,26     6,67  0,32   -7,19     7,65   0,30   -8,50     9,05   0,29  ║ 
║  4    6    12   FON   -6,26     9,41  0,37   -7,19    10,80   0,36   -8,50    12,77   0,34  ║ 
║  4    6    13   FON   -6,26    11,35  0,42   -7,19    13,02   0,40   -8,50    15,40   0,38  ║ 
║  4    6    14   FON   -6,26     6,67  0,31   -7,19     7,65   0,29   -8,50     9,05   0,28  ║ 
║  4    6    15   FON   -6,26    54,07  0,76   -7,19    62,06   0,73   -8,50    71,26   0,69  ║ 
║  4    6    16   FON   -6,26    59,39  0,67   -7,19    68,17   0,64   -8,50    80,59   0,60  ║ 
║  4    6    17   FON   -6,38    59,97  0,70   -7,37    69,32   0,67   -8,79    82,70   0,64  ║ 
║  4    6    18   FON   -6,38    17,72  0,50   -7,37    20,49   0,48   -8,79    24,44   0,46  ║ 
║  4    6    19   FON   -6,38     4,05  0,20   -7,37     4,68   0,20   -8,79     5,59   0,19  ║ 
║  4    6    20   FON   -6,38     6,90  0,31   -7,37     7,98   0,30   -8,80     9,52   0,29  ║ 
║  4    6    21   FON   -6,38     7,67  0,33   -7,37     8,86   0,32   -8,80    10,57   0,31  ║ 
║  4    6    22   FON   -6,38     2,01  0,13   -7,37     2,33   0,12   -8,79     2,78   0,12  ║ 
║  4    6    23   FON   -6,38    17,72  0,51   -7,37    20,49   0,49   -8,79    24,44   0,47  ║ 
║  4    6    24   FON   -6,38    64,87  0,70   -7,37    74,98   0,67   -8,79    89,46   0,64  ║ 
║  4    6    25   FON   -6,47    60,83  0,71   -7,52    70,70   0,69   -9,03    84,94   0,66  ║ 
║  4    6    26   FON   -6,47    17,98  0,52   -7,52    20,89   0,50   -9,03    25,10   0,48  ║ 
║  4    6    27   FON   -6,47     9,72  0,37   -7,52    11,29   0,35   -9,03    13,57   0,34  ║ 
║  4    6    28   FON   -6,47    12,74  0,65   -7,52    14,80   0,63   -9,03    17,79   0,61  ║ 
║  4    6    29   FON   -6,47    26,48  0,64   -7,52    30,78   0,62   -9,03    36,98   0,59  ║ 
║  4    6    30   FON   -6,47    26,48  0,62   -7,52    30,78   0,60   -9,03    36,98   0,58  ║ 
║  4    6    31   FON   -6,47    12,74  0,65   -7,52    14,80   0,63   -9,03    17,79   0,61  ║ 
║  4    6    32   FON   -6,47    11,21  0,40   -7,52    13,03   0,39   -9,03    15,65   0,37  ║ 
║  4    6    33   FON   -6,47    17,98  0,52   -7,52    20,89   0,50   -9,03    25,10   0,48  ║ 
║  4    6    34   FON   -6,47    65,80  0,71   -7,52    76,47   0,69   -9,03    91,88   0,66  ║ 
║  4    6    35   FON   -6,58    63,40  0,72   -7,70    74,17   0,71   -9,32    87,54   0,68  ║ 
║  4    6    36   FON   -6,58    51,67  0,68   -7,70    60,45   0,66   -9,32    73,23   0,64  ║ 
║  4    6    37   FON   -6,58     7,00  0,35   -7,70     8,19   0,34   -9,32     9,93   0,33  ║ 
║  4    6    38   FON   -6,58     5,25  0,35   -7,70     6,14   0,34   -9,32     7,44   0,33  ║ 
║  4    6    39   FON   -6,58     7,00  0,42   -7,70     8,19   0,41   -9,32     9,93   0,40  ║ 
║  4    6    40   FON   -6,58     6,11  0,32   -7,70     7,15   0,31   -9,32     8,66   0,30  ║ 
║  4    6    41   FON   -6,58    52,19  0,69   -7,70    61,05   0,67   -9,32    73,96   0,65  ║ 
║  4    6    42   FON   -6,58    66,44  0,70   -7,70    77,72   0,68   -9,32    94,15   0,66  ║ 
║  4    6    43   FON   -6,77    65,25  0,87   -8,01    75,23   0,85   -9,83    75,23   0,84  ║ 
║  4    6    44   FON   -6,77     3,80  0,34   -8,01     4,49   0,34   -9,83     5,51   0,33  ║ 
║  4    6    45   FON   -6,77    67,85  0,89   -8,01    76,13   0,88   -9,83    76,13   0,86  ║ 
║  4    6    46   FON   -7,07    89,68  1,00   -8,48    90,10   1,00  -10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4    6    47   FON   -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4    6    48   FON   -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,88   0,43  -10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4    6    49   FON   -7,07    88,61  1,00   -8,48    88,61   1,00  -10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4    6    50   FON    5,03    34,39  0,67    5,67    38,73   0,63    6,46    44,14   0,57  ║ 
║  4    6    51   FON    5,19    35,48  0,69    5,93    40,49   0,66    6,88    46,99   0,61  ║ 
║  4    6    52   FON    4,87     1,75  0,13    5,41     1,94   0,12    6,03     2,17   0,11  ║ 
║  4    6    53   FON    5,36     1,93  0,14    6,20     2,23   0,14    7,32     2,63   0,13  ║ 
║  4    6    54   FON   -6,26     4,23  0,40   -7,19     4,86   0,38   -8,50     5,74   0,36  ║ 
║  4    6    55   FON   -6,77     8,17  0,40   -8,01     9,66   0,39   -9,83    11,85   0,38  ║ 
║  4    6    56   FON   -6,77     3,08  0,35   -8,00     3,64   0,35   -9,82     4,47   0,34  ║ 
║  4    6    57   FON    4,56     4,80  0,35    4,92     5,17   0,32    5,23     5,51   0,27  ║ 
║  4    6    58   FON    4,56     0,13  0,03    4,91     0,14   0,03    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    59   FON    4,56     0,13  0,02    4,91     0,14   0,02    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    60   FON    4,56     0,13  0,03    4,91     0,14   0,03    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    61   FON    4,56    10,45  0,39    4,91    11,25   0,35    5,23    11,98   0,30  ║ 
║  4    6    62   FON    4,56    10,45  0,35    4,91    11,25   0,32    5,23    11,98   0,27  ║ 
║  4    6    63   FON    4,56    10,45  0,35    4,91    11,25   0,32    5,23    11,98   0,27  ║ 
║  4    6    64   FON    4,56    10,45  0,40    4,91    11,25   0,36    5,23    11,98   0,30  ║ 
║  4    6    65   FON    4,56     0,13  0,03    4,91     0,14   0,02    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    66   FON    4,56     0,13  0,03    4,91     0,14   0,02    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    67   FON    4,56     0,13  0,03    4,91     0,14   0,02    5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4    6    68   FON    4,56     6,17  0,54    4,91     6,64   0,49    5,23     7,07   0,41  ║ 
║  4    6    69   FON    4,60     5,22  0,26    4,97     5,64   0,23    5,32     6,04   0,20  ║ 
║  4    6    70   FON    4,60    11,28  0,36    4,97    12,19   0,33    5,32    13,06   0,28  ║ 
║  4    6    71   FON    4,60    11,28  0,36    4,97    12,19   0,32    5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4    6    72   FON    4,60     5,55  0,29    4,97     6,00   0,26    5,32     6,42   0,23  ║ 
║  4    6    73   FON    4,60     4,89  0,25    4,97     5,29   0,23    5,32     5,67   0,19  ║ 
║  4    6    74   FON    4,60    11,28  0,36    4,97    12,19   0,32    5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4    6    75   FON    4,60    11,28  0,35    4,97    12,19   0,32    5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4    6    76   FON    4,60     5,88  0,27    4,97     6,36   0,24    5,32     6,81   0,21  ║ 
║  4    6    77   FON    4,78     5,77  0,27    5,27     6,35   0,25    5,80     7,00   0,22  ║ 
║  4    6    78   FON    4,78    11,73  0,39    5,27    12,91   0,36    5,80    14,23   0,32  ║ 
║  4    6    79   FON    4,78    11,73  0,43    5,27    12,91   0,39    5,80    14,23   0,35  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

410 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    6    80   FON    4,78     5,43  0,23    5,27     5,97   0,21    5,80     6,58   0,18  ║ 
║  4    6    81   FON    4,78     7,92  0,28    5,27     8,72   0,25    5,80     9,61   0,22  ║ 
║  4    6    82   FON    4,78    15,65  0,39    5,27    17,23   0,36    5,80    18,99   0,32  ║ 
║  4    6    83   FON    4,78     5,09  0,24    5,27     5,61   0,22    5,80     6,18   0,20  ║ 
║  4    6    84   FON    4,87     5,18  0,38    5,41     5,76   0,35    6,03     6,42   0,31  ║ 
║  4    6    85   FON    4,87    11,95  0,55    5,41    13,26   0,51    6,03    14,80   0,45  ║ 
║  4    6    86   FON    4,87    40,15  0,72    5,41    44,58   0,66    6,03    49,75   0,59  ║ 
║  4    6    87   FON    4,87    23,91  0,60    5,41    26,55   0,56    6,03    29,63   0,50  ║ 
║  4    6    88   FON    4,87    11,95  0,42    5,41    13,26   0,39    6,03    14,80   0,35  ║ 
║  4    6    89   FON    4,87    45,43  0,63    5,41    50,44   0,59    6,03    56,29   0,52  ║ 
║  4    6    90   FON    4,78    17,61  0,44    5,27    19,40   0,40    5,80    21,38   0,35  ║ 
║  4    6    91   FON    4,87    12,74  0,42    5,41    14,15   0,38    6,03    15,79   0,34  ║ 
║  4    6    92   FON    4,87     9,59  0,39    5,41    10,65   0,36    6,03    11,89   0,32  ║ 
║  4    6    93   FON    5,03    36,77  0,64    5,67    41,42   0,60    6,46    47,20   0,55  ║ 
║  4    6    94   FON    5,03     2,82  0,19    5,67     3,18   0,18    6,46     3,62   0,16  ║ 
║  4    6    95   FON   -3,97     2,26  0,19   -4,77     2,72   0,19   -5,98     3,41   0,19  ║ 
║  4    6    96   FON   -8,30     3,56  0,34   -9,67     4,14   0,33  -11,61     4,98   0,32  ║ 
║  4    6    97   FON    5,19    37,94  0,65    5,93    43,29   0,62    6,88    50,25   0,58  ║ 
║  4    6    98   FON    5,19     2,91  0,20    5,93     3,32   0,19    6,88     3,86   0,18  ║ 
║  4    6    99   FON    5,36     5,34  0,41    6,20     6,17   0,39    7,32     7,29   0,37  ║ 
║  4    6   100   FON    5,36    13,15  0,60    6,20    15,20   0,58    7,32    17,95   0,54  ║ 
║  4    6   101   FON    5,36    44,61  0,79    6,20    51,56   0,76    7,32    56,75   0,72  ║ 
║  4    6   102   FON    5,36    26,32  0,68    6,20    30,42   0,65    7,32    35,93   0,62  ║ 
║  4    6   103   FON    5,36    13,15  0,45    6,20    15,20   0,43    7,32    17,95   0,41  ║ 
║  4    6   104   FON    5,36    49,19  0,65    6,20    56,84   0,63    7,32    67,13   0,59  ║ 
║  4    6   105   FON    5,36     5,71  0,25    6,20     6,60   0,24    7,32     7,79   0,23  ║ 
║  4    6   106   FON   -6,77     9,16  0,34   -8,01    10,83   0,33   -9,83    13,29   0,33  ║ 
║  4    6   107   FON    5,45     5,80  0,29    6,34     6,74   0,28    7,54     8,03   0,27  ║ 
║  4    6   108   FON    5,45    13,36  0,44    6,34    15,54   0,43    7,54    18,50   0,41  ║ 
║  4    6   109   FON    5,45    13,36  0,50    6,34    15,54   0,48    7,54    18,50   0,46  ║ 
║  4    6   110   FON    5,45     6,97  0,27    6,34     8,10   0,27    7,54     9,65   0,25  ║ 
║  4    6   111   FON    5,45     9,02  0,36    6,34    10,49   0,35    7,54    12,49   0,33  ║ 
║  4    6   112   FON    5,45    17,83  0,47    6,34    20,73   0,45    7,54    24,69   0,43  ║ 
║  4    6   113   FON    5,45     4,35  0,23    6,34     5,06   0,22    7,54     6,02   0,21  ║ 
║  4    6   114   FON    5,45    18,28  0,48    6,34    21,25   0,46    7,54    25,31   0,44  ║ 
║  4    6   115   FON    5,63     6,00  0,30    6,63     7,06   0,29    8,02     8,54   0,28  ║ 
║  4    6   116   FON    5,63    13,81  0,44    6,63    16,26   0,44    8,02    19,68   0,42  ║ 
║  4    6   117   FON    5,63    13,81  0,43    6,63    16,26   0,43    8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4    6   118   FON    5,63     7,20  0,37    6,63     8,48   0,36    8,02    10,26   0,35  ║ 
║  4    6   119   FON    5,63     6,00  0,30    6,63     7,06   0,30    8,02     8,54   0,29  ║ 
║  4    6   120   FON    5,63    13,81  0,44    6,63    16,26   0,43    8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4    6   121   FON    5,63    13,81  0,43    6,63    16,26   0,42    8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4    6   122   FON    5,63     7,20  0,33    6,63     8,48   0,33    8,02    10,26   0,32  ║ 
║  4    6   123   FON    5,68     4,89  0,47    6,70     5,78   0,46    8,14     7,02   0,45  ║ 
║  4    6   124   FON    5,68     0,16  0,04    6,70     0,19   0,04    8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4    6   125   FON    5,68     0,16  0,05    6,70     0,19   0,05    8,14     0,24   0,05  ║ 
║  4    6   126   FON    5,68     0,16  0,04    6,70     0,19   0,04    8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4    6   127   FON    5,68    13,46  0,48    6,70    15,89   0,47    8,14    19,30   0,46  ║ 
║  4    6   128   FON    5,68    15,78  0,52    6,70    18,62   0,51    8,14    22,62   0,50  ║ 
║  4    6   129   FON    5,68    10,28  0,41    6,70    12,14   0,40    8,14    14,74   0,39  ║ 
║  4    6   130   FON    5,68    15,78  0,52    6,70    18,62   0,51    8,14    22,62   0,50  ║ 
║  4    6   131   FON    5,68     0,16  0,04    6,70     0,19   0,04    8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4    6   132   FON    5,68     0,16  0,05    6,70     0,19   0,05    8,14     0,24   0,05  ║ 
║  4    6   133   FON    5,68     0,16  0,04    6,70     0,19   0,04    8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4    6   134   FON    5,68     6,85  0,54    6,70     8,08   0,53    8,14     9,82   0,52  ║ 
║  4    6   135   FON    5,36    13,15  0,70    6,20    15,20   0,67    7,32    17,95   0,63  ║ 
║  4    6   136   FON   -5,96    71,08  0,84   -6,61    78,79   0,78   -7,74    84,68   0,73  ║ 
║  4    7     2   FON   -5,96    71,08  0,84   -6,61    78,79   0,78   -7,74    84,68   0,73  ║ 
║  4    7     3   FON   -6,21    62,94  0,78   -7,04    71,28   0,73   -8,40    80,94   0,70  ║ 
║  4    7     4   FON   -6,21     9,06  0,46   -7,04    10,26   0,44   -8,40    12,24   0,42  ║ 
║  4    7     5   FON   -6,21     4,27  0,33   -7,04     4,84   0,32   -8,40     5,77   0,30  ║ 
║  4    7     6   FON   -6,21     4,20  0,33   -7,04     4,75   0,31   -8,40     5,67   0,30  ║ 
║  4    7     7   FON   -6,21     5,77  0,36   -7,04     6,53   0,34   -8,40     7,80   0,32  ║ 
║  4    7     8   FON   -6,21    69,40  0,82   -7,04    78,60   0,77   -8,40    84,77   0,74  ║ 
║  4    7     9   FON   -6,38    63,43  0,70   -7,32    72,75   0,67   -8,82    87,73   0,64  ║ 
║  4    7    10   FON   -6,38    47,60  0,74   -7,32    54,59   0,70   -8,82    64,67   0,68  ║ 
║  4    7    11   FON   -6,38     6,79  0,32   -7,32     7,79   0,31   -8,82     9,39   0,30  ║ 
║  4    7    12   FON   -6,38     9,58  0,38   -7,32    10,99   0,36   -8,82    13,26   0,35  ║ 
║  4    7    13   FON   -6,38    11,56  0,42   -7,32    13,25   0,40   -8,82    15,98   0,39  ║ 
║  4    7    14   FON   -6,38     6,79  0,31   -7,32     7,79   0,30   -8,82     9,39   0,29  ║ 
║  4    7    15   FON   -6,38    55,06  0,77   -7,32    63,15   0,74   -8,82    71,26   0,71  ║ 
║  4    7    16   FON   -6,38    60,49  0,68   -7,32    69,37   0,65   -8,82    83,66   0,63  ║ 
║  4    7    17   FON   -6,48    60,90  0,71   -7,48    70,34   0,68   -9,07    85,32   0,66  ║ 
║  4    7    18   FON   -6,48    18,00  0,51   -7,48    20,79   0,49   -9,07    25,22   0,48  ║ 
║  4    7    19   FON   -6,47     4,11  0,21   -7,48     4,75   0,20   -9,07     5,76   0,19  ║ 
║  4    7    20   FON   -6,48     7,01  0,32   -7,48     8,09   0,31   -9,08     9,82   0,30  ║ 
║  4    7    21   FON   -6,48     7,79  0,34   -7,48     8,99   0,32   -9,08    10,91   0,32  ║ 
║  4    7    22   FON   -6,48     2,05  0,13   -7,48     2,36   0,13   -9,07     2,87   0,12  ║ 
║  4    7    23   FON   -6,48    18,00  0,52   -7,48    20,79   0,50   -9,07    25,22   0,48  ║ 
║  4    7    24   FON   -6,48    65,88  0,71   -7,48    76,09   0,68   -9,07    92,29   0,66  ║ 
║  4    7    25   FON   -6,55    61,64  0,72   -7,61    71,58   0,70   -9,27    85,62   0,68  ║ 
║  4    7    26   FON   -6,55    18,22  0,53   -7,61    21,16   0,51   -9,27    25,78   0,50  ║ 
║  4    7    27   FON   -6,55     9,85  0,37   -7,61    11,44   0,36   -9,27    13,93   0,35  ║ 
║  4    7    28   FON   -6,55    12,91  0,66   -7,61    14,99   0,64   -9,27    18,26   0,62  ║ 
║  4    7    29   FON   -6,55    26,83  0,64   -7,61    31,16   0,62   -9,27    37,97   0,61  ║ 
║  4    7    30   FON   -6,55    26,83  0,63   -7,61    31,16   0,61   -9,27    37,97   0,59  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

411 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7    31   FON   -6,55    12,91  0,66   -7,61    14,99   0,64   -9,27    18,26   0,62  ║ 
║  4    7    32   FON   -6,55    11,36  0,41   -7,61    13,19   0,39   -9,27    16,07   0,38  ║ 
║  4    7    33   FON   -6,55    18,22  0,52   -7,61    21,16   0,51   -9,27    25,78   0,49  ║ 
║  4    7    34   FON   -6,55    66,68  0,72   -7,61    77,43   0,70   -9,27    92,67   0,68  ║ 
║  4    7    35   FON   -6,65    64,08  0,73   -7,77    74,91   0,71   -9,52    87,54   0,70  ║ 
║  4    7    36   FON   -6,65    52,22  0,68   -7,77    61,05   0,67   -9,52    74,77   0,65  ║ 
║  4    7    37   FON   -6,65     7,08  0,35   -7,77     8,28   0,35   -9,52    10,14   0,34  ║ 
║  4    7    38   FON   -6,65     5,31  0,36   -7,77     6,21   0,35   -9,52     7,60   0,34  ║ 
║  4    7    39   FON   -6,65     7,08  0,43   -7,77     8,28   0,42   -9,52    10,14   0,41  ║ 
║  4    7    40   FON   -6,65     6,17  0,32   -7,77     7,22   0,31   -9,52     8,84   0,30  ║ 
║  4    7    41   FON   -6,65    52,74  0,69   -7,77    61,66   0,68   -9,52    75,52   0,66  ║ 
║  4    7    42   FON   -6,65    67,15  0,71   -7,77    78,50   0,69   -9,52    94,68   0,68  ║ 
║  4    7    43   FON   -6,81    65,67  0,87   -8,05    75,23   0,86   -9,95    75,23   0,85  ║ 
║  4    7    44   FON   -6,81     3,82  0,35   -8,05     4,51   0,34   -9,95     5,58   0,34  ║ 
║  4    7    45   FON   -6,81    68,28  0,90   -8,05    76,13   0,88   -9,95    76,13   0,87  ║ 
║  4    7    46   FON   -7,07    89,68  1,00   -8,48    90,10   1,00  -10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4    7    47   FON   -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4    7    48   FON   -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,88   0,43  -10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4    7    49   FON   -7,07    88,61  1,00   -8,48    88,61   1,00  -10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4    7    50   FON   -0,07     0,46  0,01   -0,11     0,78   0,01   -0,17     1,19   0,02  ║ 
║  4    7    51   FON    0,07     0,48  0,01    0,12     0,80   0,01    0,18     1,22   0,02  ║ 
║  4    7    52   FON   -0,21     0,07  0,01   -0,35     0,13   0,01   -0,54     0,19   0,01  ║ 
║  4    7    53   FON    0,21     0,08  0,01    0,36     0,13   0,01    0,55     0,20   0,01  ║ 
║  4    7    54   FON   -6,38     4,31  0,40   -7,32     4,94   0,38   -8,82     5,96   0,37  ║ 
║  4    7    55   FON   -6,81     8,22  0,40   -8,05     9,71   0,39   -9,95    12,00   0,39  ║ 
║  4    7    56   FON   -6,81     3,10  0,35   -8,05     3,66   0,35   -9,94     4,52   0,34  ║ 
║  4    7    57   FON   -0,47     0,49  0,04   -0,79     0,84   0,05   -1,21     1,28   0,06  ║ 
║  4    7    58   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,01  ║ 
║  4    7    59   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    60   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,01  ║ 
║  4    7    61   FON   -0,47     1,08  0,04   -0,80     1,82   0,06   -1,22     2,79   0,07  ║ 
║  4    7    62   FON   -0,47     1,08  0,04   -0,80     1,82   0,05   -1,22     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    63   FON   -0,47     1,08  0,04   -0,80     1,82   0,05   -1,22     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    64   FON   -0,47     1,08  0,04   -0,80     1,82   0,06   -1,22     2,79   0,07  ║ 
║  4    7    65   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    66   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    67   FON   -0,47     0,01  0,00   -0,80     0,02   0,00   -1,22     0,04   0,00  ║ 
║  4    7    68   FON   -0,47     0,64  0,06   -0,80     1,08   0,08   -1,22     1,65   0,10  ║ 
║  4    7    69   FON   -0,44     0,50  0,02   -0,75     0,85   0,03   -1,14     1,29   0,04  ║ 
║  4    7    70   FON   -0,44     1,08  0,03   -0,75     1,83   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    71   FON   -0,44     1,08  0,03   -0,75     1,83   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    72   FON   -0,44     0,53  0,03   -0,75     0,90   0,04   -1,14     1,37   0,05  ║ 
║  4    7    73   FON   -0,44     0,47  0,02   -0,75     0,79   0,03   -1,14     1,21   0,04  ║ 
║  4    7    74   FON   -0,44     1,08  0,03   -0,75     1,83   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    75   FON   -0,44     1,08  0,03   -0,75     1,83   0,05   -1,14     2,79   0,06  ║ 
║  4    7    76   FON   -0,44     0,56  0,03   -0,75     0,95   0,04   -1,14     1,46   0,04  ║ 
║  4    7    77   FON   -0,28     0,34  0,02   -0,48     0,58   0,02   -0,73     0,88   0,03  ║ 
║  4    7    78   FON   -0,28     0,69  0,02   -0,48     1,18   0,03   -0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    7    79   FON   -0,28     0,69  0,03   -0,48     1,18   0,04   -0,73     1,80   0,04  ║ 
║  4    7    80   FON   -0,28     0,32  0,01   -0,48     0,54   0,02   -0,73     0,83   0,02  ║ 
║  4    7    81   FON   -0,28     0,47  0,02   -0,48     0,79   0,02   -0,73     1,21   0,03  ║ 
║  4    7    82   FON   -0,28     0,93  0,02   -0,48     1,57   0,03   -0,73     2,40   0,04  ║ 
║  4    7    83   FON   -0,28     0,30  0,01   -0,48     0,51   0,02   -0,73     0,78   0,02  ║ 
║  4    7    84   FON   -0,21     0,22  0,02   -0,35     0,37   0,02   -0,54     0,57   0,03  ║ 
║  4    7    85   FON   -0,21     0,51  0,02   -0,35     0,86   0,03   -0,54     1,31   0,04  ║ 
║  4    7    86   FON   -0,21     1,71  0,03   -0,35     2,89   0,04   -0,54     4,42   0,05  ║ 
║  4    7    87   FON   -0,21     1,02  0,03   -0,35     1,72   0,04   -0,54     2,63   0,04  ║ 
║  4    7    88   FON   -0,21     0,51  0,02   -0,35     0,86   0,03   -0,54     1,31   0,03  ║ 
║  4    7    89   FON   -0,21     1,93  0,03   -0,35     3,27   0,04   -0,54     5,00   0,05  ║ 
║  4    7    90   FON   -0,28     1,04  0,03   -0,48     1,77   0,04   -0,73     2,70   0,04  ║ 
║  4    7    91   FON   -0,21     0,54  0,02   -0,35     0,92   0,02   -0,54     1,40   0,03  ║ 
║  4    7    92   FON   -0,21     0,41  0,02   -0,35     0,69   0,02   -0,54     1,06   0,03  ║ 
║  4    7    93   FON   -0,07     0,49  0,01   -0,11     0,83   0,01   -0,17     1,28   0,01  ║ 
║  4    7    94   FON   -0,07     0,04  0,00   -0,11     0,06   0,00   -0,17     0,10   0,00  ║ 
║  4    7    95   FON   -6,14     3,50  0,29   -7,22     4,11   0,28   -8,88     5,06   0,28  ║ 
║  4    7    96   FON   -5,97     2,56  0,24   -7,02     3,01   0,24   -8,64     3,70   0,24  ║ 
║  4    7    97   FON    0,07     0,51  0,01    0,12     0,86   0,01    0,18     1,31   0,02  ║ 
║  4    7    98   FON    0,07     0,04  0,00    0,12     0,07   0,00    0,18     0,10   0,00  ║ 
║  4    7    99   FON    0,21     0,21  0,02    0,36     0,36   0,02    0,55     0,55   0,03  ║ 
║  4    7   100   FON    0,21     0,52  0,02    0,36     0,89   0,03    0,55     1,35   0,04  ║ 
║  4    7   101   FON    0,21     1,78  0,03    0,36     3,00   0,04    0,55     4,58   0,05  ║ 
║  4    7   102   FON    0,21     1,05  0,03    0,36     1,77   0,04    0,55     2,70   0,05  ║ 
║  4    7   103   FON    0,21     0,52  0,02    0,36     0,89   0,03    0,55     1,35   0,03  ║ 
║  4    7   104   FON    0,21     1,96  0,03    0,36     3,31   0,04    0,55     5,05   0,04  ║ 
║  4    7   105   FON    0,21     0,23  0,01    0,36     0,38   0,01    0,55     0,59   0,02  ║ 
║  4    7   106   FON   -6,81     9,22  0,34   -8,05    10,89   0,33   -9,95    13,45   0,33  ║ 
║  4    7   107   FON    0,29     0,31  0,02    0,49     0,52   0,02    0,74     0,79   0,03  ║ 
║  4    7   108   FON    0,29     0,71  0,02    0,49     1,19   0,03    0,74     1,82   0,04  ║ 
║  4    7   109   FON    0,29     0,71  0,03    0,49     1,19   0,04    0,74     1,82   0,05  ║ 
║  4    7   110   FON    0,29     0,37  0,01    0,49     0,62   0,02    0,74     0,95   0,02  ║ 
║  4    7   111   FON    0,29     0,48  0,02    0,49     0,80   0,03    0,74     1,23   0,03  ║ 
║  4    7   112   FON    0,29     0,94  0,02    0,49     1,59   0,03    0,74     2,43   0,04  ║ 
║  4    7   113   FON    0,29     0,23  0,01    0,49     0,39   0,02    0,74     0,59   0,02  ║ 
║  4    7   114   FON    0,29     0,97  0,03    0,49     1,63   0,04    0,74     2,49   0,04  ║ 
║  4    7   115   FON    0,45     0,47  0,02    0,75     0,80   0,03    1,15     1,22   0,04  ║ 
║  4    7   116   FON    0,45     1,09  0,04    0,75     1,84   0,05    1,15     2,81   0,06  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    7   117   FON    0,45     1,09  0,03    0,75     1,84   0,05    1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    7   118   FON    0,45     0,57  0,03    0,75     0,96   0,04    1,15     1,47   0,05  ║ 
║  4    7   119   FON    0,45     0,47  0,02    0,75     0,80   0,03    1,15     1,22   0,04  ║ 
║  4    7   120   FON    0,45     1,09  0,03    0,75     1,84   0,05    1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    7   121   FON    0,45     1,09  0,03    0,75     1,84   0,05    1,15     2,81   0,06  ║ 
║  4    7   122   FON    0,45     0,57  0,03    0,75     0,96   0,04    1,15     1,47   0,05  ║ 
║  4    7   123   FON    0,48     0,42  0,04    0,82     0,70   0,06    1,24     1,07   0,07  ║ 
║  4    7   124   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,01    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   125   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,01    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   126   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   127   FON    0,48     1,15  0,04    0,82     1,93   0,06    1,24     2,95   0,07  ║ 
║  4    7   128   FON    0,48     1,34  0,04    0,82     2,27   0,06    1,24     3,46   0,08  ║ 
║  4    7   129   FON    0,48     0,87  0,03    0,82     1,48   0,05    1,24     2,25   0,06  ║ 
║  4    7   130   FON    0,48     1,34  0,04    0,82     2,27   0,06    1,24     3,46   0,08  ║ 
║  4    7   131   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,00    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   132   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,01    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   133   FON    0,48     0,01  0,00    0,82     0,02   0,01    1,24     0,04   0,01  ║ 
║  4    7   134   FON    0,48     0,58  0,05    0,82     0,98   0,06    1,24     1,50   0,08  ║ 
║  4    7   135   FON    0,21     0,52  0,03    0,36     0,89   0,04    0,55     1,35   0,05  ║ 
║  4    7   136   FON   -6,06    72,28  0,85   -6,72    80,12   0,79   -7,96    84,68   0,75  ║ 
║  4    8     2   FON   -6,06    72,28  0,85   -6,72    80,12   0,79   -7,96    84,68   0,75  ║ 
║  4    8     3   FON   -6,29    63,73  0,79   -7,12    72,15   0,74   -8,57    80,94   0,71  ║ 
║  4    8     4   FON   -6,29     9,17  0,47   -7,12    10,38   0,44   -8,57    12,48   0,42  ║ 
║  4    8     5   FON   -6,29     4,33  0,34   -7,12     4,90   0,32   -8,57     5,89   0,31  ║ 
║  4    8     6   FON   -6,29     4,25  0,33   -7,12     4,81   0,32   -8,57     5,79   0,30  ║ 
║  4    8     7   FON   -6,29     5,84  0,36   -7,12     6,61   0,34   -8,57     7,95   0,33  ║ 
║  4    8     8   FON   -6,29    70,27  0,83   -7,12    79,55   0,78   -8,57    84,77   0,75  ║ 
║  4    8     9   FON   -6,44    64,06  0,71   -7,39    73,43   0,67   -8,96    89,07   0,65  ║ 
║  4    8    10   FON   -6,44    48,07  0,74   -7,39    55,11   0,71   -8,96    64,67   0,69  ║ 
║  4    8    11   FON   -6,44     6,86  0,33   -7,39     7,86   0,31   -8,96     9,54   0,30  ║ 
║  4    8    12   FON   -6,44     9,68  0,38   -7,39    11,10   0,37   -8,96    13,46   0,36  ║ 
║  4    8    13   FON   -6,44    11,67  0,43   -7,39    13,38   0,41   -8,96    16,23   0,40  ║ 
║  4    8    14   FON   -6,44     6,86  0,32   -7,39     7,86   0,30   -8,96     9,54   0,29  ║ 
║  4    8    15   FON   -6,44    55,61  0,78   -7,39    63,75   0,75   -8,96    71,26   0,72  ║ 
║  4    8    16   FON   -6,44    61,08  0,69   -7,39    70,03   0,65   -8,96    84,94   0,64  ║ 
║  4    8    17   FON   -6,53    61,41  0,72   -7,54    70,90   0,69   -9,19    85,82   0,67  ║ 
║  4    8    18   FON   -6,53    18,15  0,51   -7,54    20,95   0,49   -9,19    25,54   0,48  ║ 
║  4    8    19   FON   -6,53     4,15  0,21   -7,54     4,79   0,20   -9,19     5,84   0,20  ║ 
║  4    8    20   FON   -6,53     7,07  0,32   -7,54     8,16   0,31   -9,19     9,94   0,30  ║ 
║  4    8    21   FON   -6,53     7,85  0,34   -7,54     9,06   0,33   -9,19    11,05   0,32  ║ 
║  4    8    22   FON   -6,53     2,06  0,13   -7,54     2,38   0,13   -9,19     2,90   0,12  ║ 
║  4    8    23   FON   -6,53    18,15  0,52   -7,54    20,95   0,50   -9,19    25,54   0,49  ║ 
║  4    8    24   FON   -6,53    66,43  0,71   -7,54    76,69   0,69   -9,19    93,06   0,67  ║ 
║  4    8    25   FON   -6,60    62,08  0,73   -7,66    72,07   0,70   -9,37    85,62   0,69  ║ 
║  4    8    26   FON   -6,60    18,35  0,53   -7,66    21,30   0,51   -9,37    26,06   0,50  ║ 
║  4    8    27   FON   -6,60     9,92  0,37   -7,66    11,51   0,36   -9,37    14,08   0,35  ║ 
║  4    8    28   FON   -6,60    13,00  0,66   -7,66    15,09   0,64   -9,37    18,46   0,63  ║ 
║  4    8    29   FON   -6,60    27,03  0,65   -7,66    31,37   0,63   -9,37    38,38   0,61  ║ 
║  4    8    30   FON   -6,60    27,03  0,63   -7,66    31,37   0,61   -9,37    38,38   0,60  ║ 
║  4    8    31   FON   -6,60    13,00  0,66   -7,66    15,09   0,64   -9,37    18,46   0,63  ║ 
║  4    8    32   FON   -6,60    11,44  0,41   -7,66    13,28   0,40   -9,37    16,25   0,39  ║ 
║  4    8    33   FON   -6,60    18,35  0,53   -7,66    21,30   0,51   -9,37    26,06   0,50  ║ 
║  4    8    34   FON   -6,60    67,15  0,72   -7,66    77,96   0,70   -9,37    92,67   0,69  ║ 
║  4    8    35   FON   -6,69    64,45  0,74   -7,82    75,32   0,72   -9,60    87,54   0,70  ║ 
║  4    8    36   FON   -6,69    52,52  0,69   -7,82    61,38   0,67   -9,60    75,42   0,66  ║ 
║  4    8    37   FON   -6,69     7,12  0,36   -7,82     8,32   0,35   -9,60    10,22   0,34  ║ 
║  4    8    38   FON   -6,69     5,34  0,36   -7,82     6,24   0,35   -9,60     7,67   0,34  ║ 
║  4    8    39   FON   -6,69     7,12  0,43   -7,82     8,32   0,42   -9,60    10,22   0,41  ║ 
║  4    8    40   FON   -6,69     6,21  0,32   -7,82     7,26   0,31   -9,60     8,92   0,31  ║ 
║  4    8    41   FON   -6,69    53,05  0,70   -7,82    61,99   0,68   -9,60    75,96   0,67  ║ 
║  4    8    42   FON   -6,69    67,53  0,71   -7,82    78,92   0,69   -9,60    94,68   0,68  ║ 
║  4    8    43   FON   -6,84    65,89  0,88   -8,08    75,23   0,86  -10,00    75,23   0,85  ║ 
║  4    8    44   FON   -6,84     3,83  0,35   -8,08     4,53   0,34  -10,00     5,60   0,34  ║ 
║  4    8    45   FON   -6,84    68,52  0,90   -8,08    76,13   0,89  -10,00    76,13   0,88  ║ 
║  4    8    46   FON   -7,07    89,68  1,00   -8,48    90,10   1,00  -10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4    8    47   FON   -7,07     3,96  0,33   -8,48     4,76   0,33  -10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4    8    48   FON   -7,07     6,56  0,43   -8,48     7,88   0,43  -10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4    8    49   FON   -7,07    88,61  1,00   -8,48    88,61   1,00  -10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4    8    50   FON   -5,29    36,12  0,71   -6,02    41,15   0,67   -6,96    47,56   0,62  ║ 
║  4    8    51   FON   -5,16    35,27  0,68   -5,81    39,67   0,64   -6,63    45,33   0,59  ║ 
║  4    8    52   FON   -5,41     1,95  0,15   -6,25     2,25   0,14   -7,30     2,62   0,13  ║ 
║  4    8    53   FON   -5,03     1,81  0,13   -5,58     2,01   0,12   -6,29     2,26   0,11  ║ 
║  4    8    54   FON   -6,44     4,35  0,41   -7,39     4,99   0,39   -8,96     6,05   0,38  ║ 
║  4    8    55   FON   -6,84     8,25  0,40   -8,08     9,74   0,39  -10,00    12,06   0,39  ║ 
║  4    8    56   FON   -6,84     3,11  0,35   -8,07     3,67   0,35   -9,99     4,55   0,35  ║ 
║  4    8    57   FON   -5,65     5,95  0,44   -6,66     7,01   0,43   -7,92     8,33   0,41  ║ 
║  4    8    58   FON   -5,65     0,16  0,04   -6,67     0,19   0,04   -7,92     0,23   0,04  ║ 
║  4    8    59   FON   -5,65     0,16  0,03   -6,67     0,19   0,03   -7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    8    60   FON   -5,65     0,16  0,04   -6,67     0,19   0,04   -7,92     0,23   0,04  ║ 
║  4    8    61   FON   -5,65    12,95  0,48   -6,67    15,27   0,47   -7,92    18,15   0,45  ║ 
║  4    8    62   FON   -5,65    12,95  0,44   -6,67    15,27   0,43   -7,92    18,15   0,41  ║ 
║  4    8    63   FON   -5,65    12,95  0,44   -6,67    15,27   0,43   -7,92    18,15   0,41  ║ 
║  4    8    64   FON   -5,65    12,95  0,49   -6,67    15,27   0,48   -7,92    18,15   0,46  ║ 
║  4    8    65   FON   -5,65     0,16  0,03   -6,67     0,19   0,03   -7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    8    66   FON   -5,65     0,16  0,03   -6,67     0,19   0,03   -7,92     0,23   0,03  ║ 
║  4    8    67   FON   -5,65     0,16  0,03   -6,67     0,19   0,03   -7,92     0,23   0,03  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    8    68   FON   -5,65     7,65  0,67   -6,67     9,02   0,66   -7,92    10,72   0,63  ║ 
║  4    8    69   FON   -5,63     6,38  0,31   -6,62     7,51   0,31   -7,85     8,91   0,29  ║ 
║  4    8    70   FON   -5,63    13,80  0,44   -6,62    16,23   0,43   -7,85    19,26   0,41  ║ 
║  4    8    71   FON   -5,63    13,80  0,44   -6,62    16,23   0,43   -7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    8    72   FON   -5,63     6,79  0,36   -6,62     7,98   0,35   -7,85     9,47   0,33  ║ 
║  4    8    73   FON   -5,63     5,99  0,31   -6,62     7,05   0,30   -7,85     8,36   0,28  ║ 
║  4    8    74   FON   -5,63    13,80  0,43   -6,62    16,23   0,43   -7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    8    75   FON   -5,63    13,80  0,43   -6,62    16,23   0,42   -7,85    19,26   0,40  ║ 
║  4    8    76   FON   -5,63     7,19  0,33   -6,62     8,46   0,32   -7,85    10,04   0,31  ║ 
║  4    8    77   FON   -5,48     6,61  0,31   -6,37     7,68   0,30   -7,48     9,02   0,28  ║ 
║  4    8    78   FON   -5,48    13,45  0,45   -6,37    15,62   0,44   -7,48    18,34   0,41  ║ 
║  4    8    79   FON   -5,48    13,45  0,49   -6,37    15,62   0,47   -7,48    18,34   0,45  ║ 
║  4    8    80   FON   -5,48     6,22  0,26   -6,37     7,23   0,25   -7,48     8,48   0,24  ║ 
║  4    8    81   FON   -5,48     9,08  0,32   -6,37    10,54   0,31   -7,48    12,38   0,29  ║ 
║  4    8    82   FON   -5,48    17,95  0,45   -6,37    20,84   0,43   -7,48    24,47   0,41  ║ 
║  4    8    83   FON   -5,48     5,84  0,28   -6,37     6,78   0,27   -7,48     7,96   0,25  ║ 
║  4    8    84   FON   -5,41     5,76  0,42   -6,25     6,65   0,40   -7,30     7,77   0,38  ║ 
║  4    8    85   FON   -5,41    13,28  0,61   -6,25    15,32   0,59   -7,30    17,89   0,55  ║ 
║  4    8    86   FON   -5,41    44,63  0,80   -6,25    51,49   0,77   -7,30    56,00   0,72  ║ 
║  4    8    87   FON   -5,41    26,58  0,67   -6,25    30,67   0,65   -7,30    35,82   0,60  ║ 
║  4    8    88   FON   -5,41    13,28  0,47   -6,25    15,32   0,45   -7,30    17,89   0,42  ║ 
║  4    8    89   FON   -5,41    50,50  0,71   -6,25    58,27   0,68   -7,30    68,05   0,63  ║ 
║  4    8    90   FON   -5,48    20,20  0,50   -6,37    23,46   0,49   -7,48    27,54   0,46  ║ 
║  4    8    91   FON   -5,41    14,16  0,46   -6,25    16,34   0,44   -7,30    19,08   0,41  ║ 
║  4    8    92   FON   -5,41    10,66  0,43   -6,25    12,30   0,41   -7,30    14,37   0,39  ║ 
║  4    8    93   FON   -5,29    38,62  0,67   -6,02    44,00   0,64   -6,96    50,85   0,59  ║ 
║  4    8    94   FON   -5,29     2,96  0,20   -6,02     3,38   0,19   -6,96     3,90   0,18  ║ 
║  4    8    95   FON   -8,33     4,75  0,39   -9,70     5,53   0,38  -11,76     6,70   0,37  ║ 
║  4    8    96   FON   -3,56     1,53  0,15   -4,29     1,84   0,15   -5,53     2,37   0,15  ║ 
║  4    8    97   FON   -5,16    37,71  0,65   -5,81    42,41   0,61   -6,63    48,46   0,56  ║ 
║  4    8    98   FON   -5,16     2,89  0,20   -5,81     3,26   0,19   -6,63     3,72   0,17  ║ 
║  4    8    99   FON   -5,03     5,01  0,38   -5,58     5,55   0,35   -6,29     6,26   0,32  ║ 
║  4    8   100   FON   -5,03    12,34  0,56   -5,58    13,68   0,52   -6,29    15,43   0,47  ║ 
║  4    8   101   FON   -5,03    41,87  0,74   -5,58    46,41   0,68   -6,29    52,35   0,62  ║ 
║  4    8   102   FON   -5,03    24,70  0,63   -5,58    27,38   0,59   -6,29    30,89   0,53  ║ 
║  4    8   103   FON   -5,03    12,34  0,42   -5,58    13,68   0,39   -6,29    15,43   0,35  ║ 
║  4    8   104   FON   -5,03    46,16  0,61   -5,58    51,16   0,57   -6,29    57,72   0,51  ║ 
║  4    8   105   FON   -5,03     5,36  0,23   -5,58     5,94   0,21   -6,29     6,70   0,19  ║ 
║  4    8   106   FON   -6,84     9,25  0,34   -8,08    10,92   0,33  -10,00    13,52   0,33  ║ 
║  4    8   107   FON   -4,96     5,28  0,26   -5,46     5,81   0,24   -6,11     6,51   0,22  ║ 
║  4    8   108   FON   -4,96    12,18  0,40   -5,46    13,39   0,37   -6,11    15,00   0,33  ║ 
║  4    8   109   FON   -4,96    12,18  0,46   -5,46    13,39   0,42   -6,11    15,00   0,37  ║ 
║  4    8   110   FON   -4,96     6,35  0,25   -5,46     6,98   0,23   -6,11     7,82   0,21  ║ 
║  4    8   111   FON   -4,96     8,22  0,33   -5,46     9,04   0,30   -6,11    10,12   0,27  ║ 
║  4    8   112   FON   -4,96    16,25  0,43   -5,46    17,87   0,39   -6,11    20,01   0,35  ║ 
║  4    8   113   FON   -4,96     3,96  0,21   -5,46     4,36   0,19   -6,11     4,88   0,17  ║ 
║  4    8   114   FON   -4,96    16,65  0,44   -5,46    18,32   0,40   -6,11    20,52   0,36  ║ 
║  4    8   115   FON   -4,82     5,13  0,25   -5,21     5,55   0,23   -5,74     6,11   0,20  ║ 
║  4    8   116   FON   -4,82    11,83  0,38   -5,21    12,78   0,34   -5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    8   117   FON   -4,82    11,83  0,37   -5,21    12,78   0,34   -5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    8   118   FON   -4,82     6,17  0,32   -5,21     6,66   0,29   -5,74     7,34   0,25  ║ 
║  4    8   119   FON   -4,82     5,13  0,26   -5,21     5,55   0,23   -5,74     6,11   0,20  ║ 
║  4    8   120   FON   -4,82    11,83  0,37   -5,21    12,78   0,34   -5,74    14,08   0,30  ║ 
║  4    8   121   FON   -4,82    11,83  0,37   -5,21    12,78   0,33   -5,74    14,08   0,29  ║ 
║  4    8   122   FON   -4,82     6,17  0,28   -5,21     6,66   0,26   -5,74     7,34   0,23  ║ 
║  4    8   123   FON   -4,79     4,13  0,40   -5,15     4,44   0,36   -5,65     4,87   0,31  ║ 
║  4    8   124   FON   -4,79     0,14  0,04   -5,15     0,15   0,03   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   125   FON   -4,79     0,14  0,04   -5,15     0,15   0,04   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   126   FON   -4,79     0,14  0,03   -5,15     0,15   0,03   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   127   FON   -4,79    11,35  0,40   -5,15    12,21   0,36   -5,65    13,40   0,32  ║ 
║  4    8   128   FON   -4,79    13,31  0,44   -5,15    14,31   0,39   -5,65    15,71   0,34  ║ 
║  4    8   129   FON   -4,79     8,67  0,35   -5,15     9,33   0,31   -5,65    10,24   0,27  ║ 
║  4    8   130   FON   -4,79    13,31  0,44   -5,15    14,31   0,39   -5,65    15,71   0,35  ║ 
║  4    8   131   FON   -4,79     0,14  0,03   -5,15     0,15   0,03   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   132   FON   -4,79     0,14  0,04   -5,15     0,15   0,04   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   133   FON   -4,79     0,14  0,04   -5,15     0,15   0,03   -5,65     0,16   0,03  ║ 
║  4    8   134   FON   -4,79     5,77  0,46   -5,15     6,21   0,41   -5,65     6,82   0,36  ║ 
║  4    8   135   FON   -5,03    12,34  0,65   -5,58    13,68   0,60   -6,29    15,43   0,55  ║ 
║  4    8   136   FON   -2,72    32,44  0,38   -3,16    37,73   0,37   -3,62    43,14   0,34  ║ 
║  4    9     2   FON   -2,72    32,44  0,38   -3,16    37,73   0,37   -3,62    43,14   0,34  ║ 
║  4    9     3   FON   -2,77    28,05  0,35   -3,23    32,69   0,34   -3,69    37,40   0,31  ║ 
║  4    9     4   FON   -2,77     4,04  0,21   -3,23     4,70   0,20   -3,69     5,38   0,18  ║ 
║  4    9     5   FON   -2,77     1,90  0,15   -3,23     2,22   0,14   -3,69     2,54   0,13  ║ 
║  4    9     6   FON   -2,77     1,87  0,15   -3,23     2,18   0,14   -3,69     2,49   0,13  ║ 
║  4    9     7   FON   -2,77     2,57  0,16   -3,23     3,00   0,16   -3,69     3,43   0,14  ║ 
║  4    9     8   FON   -2,77    30,93  0,36   -3,23    36,04   0,35   -3,69    41,24   0,32  ║ 
║  4    9     9   FON   -2,80    27,86  0,31   -3,27    32,51   0,30   -3,74    37,21   0,27  ║ 
║  4    9    10   FON   -2,80    20,91  0,32   -3,27    24,39   0,31   -3,74    27,92   0,29  ║ 
║  4    9    11   FON   -2,80     2,98  0,14   -3,27     3,48   0,14   -3,74     3,98   0,13  ║ 
║  4    9    12   FON   -2,80     4,21  0,17   -3,27     4,91   0,16   -3,74     5,62   0,15  ║ 
║  4    9    13   FON   -2,80     5,08  0,19   -3,27     5,92   0,18   -3,74     6,78   0,17  ║ 
║  4    9    14   FON   -2,80     2,98  0,14   -3,27     3,48   0,13   -3,74     3,98   0,12  ║ 
║  4    9    15   FON   -2,80    24,19  0,34   -3,27    28,22   0,33   -3,74    32,30   0,30  ║ 
║  4    9    16   FON   -2,80    26,57  0,30   -3,27    31,00   0,29   -3,74    35,48   0,27  ║ 
║  4    9    17   FON   -2,82    26,53  0,31   -3,29    30,97   0,30   -3,77    35,46   0,28  ║ 
║  4    9    18   FON   -2,82     7,84  0,22   -3,29     9,15   0,22   -3,77    10,48   0,20  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    9    19   FON   -2,82     1,79  0,09   -3,29     2,09   0,09   -3,77     2,40   0,08  ║ 
║  4    9    20   FON   -2,82     3,05  0,14   -3,29     3,56   0,14   -3,77     4,08   0,12  ║ 
║  4    9    21   FON   -2,82     3,39  0,15   -3,29     3,96   0,14   -3,77     4,53   0,13  ║ 
║  4    9    22   FON   -2,82     0,89  0,06   -3,29     1,04   0,06   -3,77     1,19   0,05  ║ 
║  4    9    23   FON   -2,82     7,84  0,22   -3,29     9,15   0,22   -3,77    10,48   0,20  ║ 
║  4    9    24   FON   -2,82    28,70  0,31   -3,29    33,51   0,30   -3,77    38,36   0,27  ║ 
║  4    9    25   FON   -2,84    26,67  0,31   -3,31    31,16   0,30   -3,79    35,68   0,28  ║ 
║  4    9    26   FON   -2,84     7,88  0,23   -3,31     9,21   0,22   -3,79    10,55   0,20  ║ 
║  4    9    27   FON   -2,84     4,26  0,16   -3,31     4,98   0,16   -3,79     5,70   0,14  ║ 
║  4    9    28   FON   -2,84     5,59  0,29   -3,31     6,53   0,28   -3,79     7,47   0,25  ║ 
║  4    9    29   FON   -2,84    11,61  0,28   -3,31    13,56   0,27   -3,79    15,53   0,25  ║ 
║  4    9    30   FON   -2,84    11,61  0,27   -3,31    13,56   0,27   -3,79    15,53   0,24  ║ 
║  4    9    31   FON   -2,84     5,59  0,29   -3,31     6,53   0,28   -3,79     7,47   0,25  ║ 
║  4    9    32   FON   -2,84     4,92  0,18   -3,31     5,74   0,17   -3,79     6,58   0,16  ║ 
║  4    9    33   FON   -2,84     7,88  0,23   -3,31     9,21   0,22   -3,79    10,55   0,20  ║ 
║  4    9    34   FON   -2,84    28,85  0,31   -3,31    33,71   0,30   -3,79    38,60   0,28  ║ 
║  4    9    35   FON   -2,85    27,51  0,31   -3,34    32,16   0,31   -3,82    36,84   0,28  ║ 
║  4    9    36   FON   -2,85    22,42  0,29   -3,34    26,21   0,29   -3,82    30,02   0,26  ║ 
║  4    9    37   FON   -2,85     3,04  0,15   -3,34     3,55   0,15   -3,82     4,07   0,14  ║ 
║  4    9    38   FON   -2,85     2,28  0,15   -3,34     2,66   0,15   -3,82     3,05   0,14  ║ 
║  4    9    39   FON   -2,85     3,04  0,18   -3,34     3,55   0,18   -3,82     4,07   0,16  ║ 
║  4    9    40   FON   -2,85     2,65  0,14   -3,34     3,10   0,13   -3,82     3,55   0,12  ║ 
║  4    9    41   FON   -2,85    22,64  0,30   -3,34    26,47   0,29   -3,82    30,32   0,27  ║ 
║  4    9    42   FON   -2,85    28,82  0,30   -3,34    33,70   0,30   -3,82    38,60   0,27  ║ 
║  4    9    43   FON   -2,89    27,82  0,37   -3,38    32,56   0,36   -3,87    37,31   0,33  ║ 
║  4    9    44   FON   -2,89     1,62  0,15   -3,38     1,89   0,14   -3,87     2,17   0,13  ║ 
║  4    9    45   FON   -2,89    28,92  0,38   -3,38    33,86   0,37   -3,87    38,80   0,34  ║ 
║  4    9    46   FON   -2,94    37,25  0,41   -3,44    43,68   0,40   -3,95    50,08   0,37  ║ 
║  4    9    47   FON   -2,94     1,65  0,14   -3,44     1,93   0,13   -3,95     2,21   0,12  ║ 
║  4    9    48   FON   -2,94     2,73  0,18   -3,44     3,20   0,17   -3,95     3,66   0,16  ║ 
║  4    9    49   FON   -2,94    36,80  0,42   -3,44    43,16   0,41   -3,95    49,48   0,37  ║ 
║  4    9    50   FON   -6,77    46,22  0,90   -8,12    51,22   0,90  -10,15    51,22   0,90  ║ 
║  4    9    51   FON   -6,74    46,04  0,89   -8,08    51,49   0,89  -10,11    51,49   0,89  ║ 
║  4    9    52   FON   -6,79     2,44  0,18   -8,15     2,93   0,18  -10,19     3,66   0,18  ║ 
║  4    9    53   FON   -6,71     2,41  0,18   -8,05     2,89   0,18  -10,06     3,62   0,18  ║ 
║  4    9    54   FON   -2,80     1,89  0,18   -3,27     2,21   0,17   -3,74     2,53   0,16  ║ 
║  4    9    55   FON   -2,89     3,48  0,17   -3,38     4,08   0,17   -3,87     4,67   0,15  ║ 
║  4    9    56   FON   -2,89     1,31  0,15   -3,38     1,54   0,15   -3,87     1,76   0,13  ║ 
║  4    9    57   FON   -6,84     7,20  0,53   -8,22     8,65   0,53  -10,27    10,80   0,53  ║ 
║  4    9    58   FON   -6,84     0,20  0,05   -8,22     0,24   0,05  -10,27     0,30   0,05  ║ 
║  4    9    59   FON   -6,84     0,20  0,04   -8,22     0,24   0,04  -10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    9    60   FON   -6,84     0,20  0,05   -8,22     0,24   0,05  -10,27     0,30   0,05  ║ 
║  4    9    61   FON   -6,84    15,68  0,58   -8,22    18,83   0,58  -10,27    23,52   0,58  ║ 
║  4    9    62   FON   -6,84    15,68  0,53   -8,22    18,83   0,53  -10,27    23,52   0,53  ║ 
║  4    9    63   FON   -6,84    15,68  0,53   -8,22    18,83   0,53  -10,27    23,52   0,53  ║ 
║  4    9    64   FON   -6,84    15,68  0,59   -8,22    18,83   0,59  -10,27    23,52   0,59  ║ 
║  4    9    65   FON   -6,84     0,20  0,04   -8,22     0,24   0,04  -10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    9    66   FON   -6,84     0,20  0,04   -8,22     0,24   0,04  -10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    9    67   FON   -6,84     0,20  0,04   -8,22     0,24   0,04  -10,27     0,30   0,04  ║ 
║  4    9    68   FON   -6,84     9,26  0,81   -8,22    11,11   0,81  -10,27    11,41   0,81  ║ 
║  4    9    69   FON   -6,84     7,76  0,38   -8,21     9,32   0,38  -10,26    11,64   0,38  ║ 
║  4    9    70   FON   -6,84    16,77  0,54   -8,21    20,14   0,54  -10,26    25,17   0,54  ║ 
║  4    9    71   FON   -6,84    16,77  0,53   -8,21    20,14   0,53  -10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    9    72   FON   -6,84     8,25  0,44   -8,21     9,90   0,44  -10,26    12,38   0,44  ║ 
║  4    9    73   FON   -6,84     7,28  0,37   -8,21     8,74   0,37  -10,26    10,92   0,37  ║ 
║  4    9    74   FON   -6,84    16,77  0,53   -8,21    20,14   0,53  -10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    9    75   FON   -6,84    16,77  0,53   -8,21    20,14   0,53  -10,26    25,17   0,53  ║ 
║  4    9    76   FON   -6,84     8,75  0,40   -8,21    10,50   0,40  -10,26    13,12   0,40  ║ 
║  4    9    77   FON   -6,81     8,21  0,39   -8,17     9,86   0,39  -10,21    12,32   0,39  ║ 
║  4    9    78   FON   -6,81    16,70  0,56   -8,17    20,04   0,56  -10,21    25,05   0,56  ║ 
║  4    9    79   FON   -6,81    16,70  0,61   -8,17    20,04   0,61  -10,21    25,05   0,61  ║ 
║  4    9    80   FON   -6,81     7,73  0,32   -8,17     9,27   0,32  -10,21    11,59   0,32  ║ 
║  4    9    81   FON   -6,81    11,27  0,39   -8,17    13,53   0,39  -10,21    16,91   0,39  ║ 
║  4    9    82   FON   -6,81    22,28  0,56   -8,17    26,74   0,56  -10,21    33,42   0,56  ║ 
║  4    9    83   FON   -6,81     7,25  0,35   -8,17     8,70   0,35  -10,21    10,87   0,35  ║ 
║  4    9    84   FON   -6,79     7,23  0,53   -8,15     8,68   0,53  -10,19    10,85   0,53  ║ 
║  4    9    85   FON   -6,79    16,66  0,76   -8,15    20,00   0,76  -10,19    21,79   0,76  ║ 
║  4    9    86   FON   -6,79    56,00  1,00   -8,15    56,00   1,00  -10,19    56,00   1,00  ║ 
║  4    9    87   FON   -6,79    33,35  0,84   -8,15    39,60   0,84  -10,19    39,60   0,84  ║ 
║  4    9    88   FON   -6,79    16,66  0,59   -8,15    20,00   0,59  -10,19    24,99   0,59  ║ 
║  4    9    89   FON   -6,79    63,37  0,89   -8,15    71,57   0,89  -10,19    71,57   0,89  ║ 
║  4    9    90   FON   -6,81    25,08  0,62   -8,17    30,10   0,62  -10,21    37,62   0,62  ║ 
║  4    9    91   FON   -6,79    17,77  0,58   -8,15    21,33   0,58  -10,19    26,66   0,58  ║ 
║  4    9    92   FON   -6,79    13,38  0,54   -8,15    16,06   0,54  -10,19    20,07   0,54  ║ 
║  4    9    93   FON   -6,77    49,42  0,86   -8,12    57,58   0,86  -10,15    57,58   0,86  ║ 
║  4    9    94   FON   -6,77     3,79  0,26   -8,12     4,55   0,26  -10,15     5,69   0,26  ║ 
║  4    9    95   FON   -5,41     3,08  0,26   -6,41     3,65   0,25   -7,70     4,39   0,24  ║ 
║  4    9    96   FON    0,60     0,26  0,02    0,80     0,34   0,03    1,31     0,56   0,04  ║ 
║  4    9    97   FON   -6,74    49,23  0,85   -8,08    58,00   0,85  -10,11    58,00   0,85  ║ 
║  4    9    98   FON   -6,74     3,78  0,26   -8,08     4,53   0,26  -10,11     5,67   0,26  ║ 
║  4    9    99   FON   -6,71     6,68  0,51   -8,05     8,01   0,51  -10,06    10,02   0,51  ║ 
║  4    9   100   FON   -6,71    16,46  0,75   -8,05    19,74   0,75  -10,06    21,96   0,75  ║ 
║  4    9   101   FON   -6,71    55,85  0,98   -8,05    56,75   0,98  -10,06    56,75   0,98  ║ 
║  4    9   102   FON   -6,71    32,95  0,85   -8,05    38,94   0,85  -10,06    38,94   0,85  ║ 
║  4    9   103   FON   -6,71    16,46  0,56   -8,05    19,74   0,56  -10,06    24,69   0,56  ║ 
║  4    9   104   FON   -6,71    61,57  0,82   -8,05    73,81   0,82  -10,06    75,45   0,82  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4    9   105   FON   -6,71     7,14  0,31   -8,05     8,57   0,31  -10,06    10,71   0,31  ║ 
║  4    9   106   FON   -2,89     3,90  0,14   -3,38     4,57   0,14   -3,87     5,24   0,13  ║ 
║  4    9   107   FON   -6,70     7,13  0,36   -8,03     8,55   0,36  -10,04    10,69   0,36  ║ 
║  4    9   108   FON   -6,70    16,43  0,54   -8,03    19,69   0,54  -10,04    24,63   0,54  ║ 
║  4    9   109   FON   -6,70    16,43  0,61   -8,03    19,69   0,61  -10,04    24,63   0,61  ║ 
║  4    9   110   FON   -6,70     8,56  0,34   -8,03    10,26   0,34  -10,04    12,84   0,34  ║ 
║  4    9   111   FON   -6,70    11,09  0,44   -8,03    13,29   0,44  -10,04    16,63   0,44  ║ 
║  4    9   112   FON   -6,70    21,92  0,58   -8,03    26,27   0,58  -10,04    32,87   0,58  ║ 
║  4    9   113   FON   -6,70     5,35  0,28   -8,03     6,41   0,28  -10,04     8,02   0,28  ║ 
║  4    9   114   FON   -6,70    22,47  0,59   -8,03    26,93   0,59  -10,04    33,69   0,59  ║ 
║  4    9   115   FON   -6,67     7,10  0,35   -7,99     8,50   0,35  -10,00    10,64   0,35  ║ 
║  4    9   116   FON   -6,67    16,35  0,53   -7,99    19,59   0,53  -10,00    24,52   0,53  ║ 
║  4    9   117   FON   -6,67    16,35  0,51   -7,99    19,59   0,51  -10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    9   118   FON   -6,67     8,52  0,44   -7,99    10,21   0,44  -10,00    12,78   0,44  ║ 
║  4    9   119   FON   -6,67     7,10  0,36   -7,99     8,50   0,36  -10,00    10,64   0,36  ║ 
║  4    9   120   FON   -6,67    16,35  0,51   -7,99    19,59   0,51  -10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    9   121   FON   -6,67    16,35  0,51   -7,99    19,59   0,51  -10,00    24,52   0,51  ║ 
║  4    9   122   FON   -6,67     8,52  0,39   -7,99    10,21   0,39  -10,00    12,78   0,39  ║ 
║  4    9   123   FON   -6,66     5,74  0,55   -7,98     6,88   0,55   -9,98     8,61   0,55  ║ 
║  4    9   124   FON   -6,66     0,19  0,05   -7,98     0,23   0,05   -9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   125   FON   -6,66     0,19  0,06   -7,98     0,23   0,06   -9,98     0,29   0,06  ║ 
║  4    9   126   FON   -6,66     0,19  0,04   -7,98     0,23   0,04   -9,98     0,29   0,04  ║ 
║  4    9   127   FON   -6,66    15,79  0,56   -7,98    18,92   0,56   -9,98    23,68   0,56  ║ 
║  4    9   128   FON   -6,66    18,51  0,61   -7,98    22,18   0,61   -9,98    27,75   0,61  ║ 
║  4    9   129   FON   -6,66    12,06  0,48   -7,98    14,45   0,48   -9,98    18,09   0,48  ║ 
║  4    9   130   FON   -6,66    18,51  0,61   -7,98    22,18   0,61   -9,98    27,75   0,61  ║ 
║  4    9   131   FON   -6,66     0,19  0,05   -7,98     0,23   0,05   -9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   132   FON   -6,66     0,19  0,06   -7,98     0,23   0,06   -9,98     0,29   0,06  ║ 
║  4    9   133   FON   -6,66     0,19  0,05   -7,98     0,23   0,05   -9,98     0,29   0,05  ║ 
║  4    9   134   FON   -6,66     8,03  0,63   -7,98     9,62   0,63   -9,98    12,04   0,63  ║ 
║  4    9   135   FON   -6,71    16,46  0,87   -8,05    18,85   0,87  -10,06    18,85   0,87  ║ 
║  4    9   136   FON   -0,13     1,59  0,02   -0,16     1,86   0,02   -0,18     2,18   0,02  ║ 
║  4   10     2   FON   -0,13     1,59  0,02   -0,16     1,86   0,02   -0,18     2,18   0,02  ║ 
║  4   10     3   FON   -0,07     0,73  0,01   -0,08     0,85   0,01   -0,10     1,00   0,01  ║ 
║  4   10     4   FON   -0,07     0,11  0,01   -0,08     0,12   0,01   -0,10     0,14   0,00  ║ 
║  4   10     5   FON   -0,07     0,05  0,00   -0,08     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     6   FON   -0,07     0,05  0,00   -0,08     0,06   0,00   -0,10     0,07   0,00  ║ 
║  4   10     7   FON   -0,07     0,07  0,00   -0,08     0,08   0,00   -0,10     0,09   0,00  ║ 
║  4   10     8   FON   -0,07     0,81  0,01   -0,08     0,94   0,01   -0,10     1,10   0,01  ║ 
║  4   10     9   FON   -0,03     0,33  0,00   -0,04     0,38   0,00   -0,04     0,44   0,00  ║ 
║  4   10    10   FON   -0,03     0,24  0,00   -0,04     0,29   0,00   -0,04     0,33   0,00  ║ 
║  4   10    11   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    12   FON   -0,03     0,05  0,00   -0,04     0,06   0,00   -0,04     0,07   0,00  ║ 
║  4   10    13   FON   -0,03     0,06  0,00   -0,04     0,07   0,00   -0,04     0,08   0,00  ║ 
║  4   10    14   FON   -0,03     0,03  0,00   -0,04     0,04   0,00   -0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    15   FON   -0,03     0,28  0,00   -0,04     0,33   0,00   -0,04     0,39   0,00  ║ 
║  4   10    16   FON   -0,03     0,31  0,00   -0,04     0,36   0,00   -0,04     0,42   0,00  ║ 
║  4   10    17   FON   -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    18   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    19   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    20   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,01   0,00  ║ 
║  4   10    21   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,01   0,00   -0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    22   FON   -0,01     0,00  0,00   -0,01     0,00   0,00   -0,01     0,00   0,00  ║ 
║  4   10    23   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,01     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    24   FON   -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    25   FON    0,01     0,09  0,00    0,01     0,10   0,00    0,01     0,12   0,00  ║ 
║  4   10    26   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    27   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    28   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    29   FON    0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    30   FON    0,01     0,04  0,00    0,01     0,04   0,00    0,01     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    31   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    32   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,01     0,02   0,00  ║ 
║  4   10    33   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,01     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    34   FON    0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,01     0,13   0,00  ║ 
║  4   10    35   FON    0,03     0,31  0,00    0,04     0,36   0,00    0,04     0,43   0,00  ║ 
║  4   10    36   FON    0,03     0,25  0,00    0,04     0,30   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  4   10    37   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    38   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    39   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,04   0,00    0,04     0,05   0,00  ║ 
║  4   10    40   FON    0,03     0,03  0,00    0,04     0,03   0,00    0,04     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    41   FON    0,03     0,26  0,00    0,04     0,30   0,00    0,04     0,35   0,00  ║ 
║  4   10    42   FON    0,03     0,33  0,00    0,04     0,38   0,00    0,04     0,45   0,00  ║ 
║  4   10    43   FON    0,07     0,69  0,01    0,08     0,81   0,01    0,10     0,95   0,01  ║ 
║  4   10    44   FON    0,07     0,04  0,00    0,08     0,05   0,00    0,10     0,06   0,00  ║ 
║  4   10    45   FON    0,07     0,72  0,01    0,08     0,84   0,01    0,10     0,98   0,01  ║ 
║  4   10    46   FON    0,13     1,69  0,02    0,16     1,97   0,02    0,18     2,31   0,02  ║ 
║  4   10    47   FON    0,13     0,07  0,01    0,16     0,09   0,01    0,18     0,10   0,01  ║ 
║  4   10    48   FON    0,13     0,12  0,01    0,16     0,14   0,01    0,18     0,17   0,01  ║ 
║  4   10    49   FON    0,13     1,67  0,02    0,16     1,95   0,02    0,18     2,28   0,02  ║ 
║  4   10    50   FON   -6,75    46,13  0,90   -8,10    51,22   0,90  -10,14    51,22   0,90  ║ 
║  4   10    51   FON   -6,79    46,35  0,90   -8,14    51,49   0,90  -10,18    51,49   0,90  ║ 
║  4   10    52   FON   -6,72     2,42  0,18   -8,07     2,90   0,18  -10,09     3,63   0,18  ║ 
║  4   10    53   FON   -6,82     2,45  0,18   -8,18     2,94   0,18  -10,23     3,68   0,18  ║ 
║  4   10    54   FON   -0,03     0,02  0,00   -0,04     0,03   0,00   -0,04     0,03   0,00  ║ 
║  4   10    55   FON    0,07     0,09  0,00    0,08     0,10   0,00    0,10     0,12   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

416 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   10    56   FON    0,07     0,03  0,00    0,08     0,04   0,00    0,10     0,04   0,00  ║ 
║  4   10    57   FON   -6,66     7,00  0,52   -7,99     8,41   0,52  -10,00    10,53   0,52  ║ 
║  4   10    58   FON   -6,66     0,19  0,05   -7,99     0,23   0,05  -10,00     0,29   0,05  ║ 
║  4   10    59   FON   -6,66     0,19  0,04   -7,99     0,23   0,04  -10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    60   FON   -6,66     0,19  0,05   -7,99     0,23   0,05  -10,00     0,29   0,05  ║ 
║  4   10    61   FON   -6,66    15,24  0,57   -7,99    18,31   0,57  -10,00    22,92   0,57  ║ 
║  4   10    62   FON   -6,66    15,24  0,51   -7,99    18,31   0,51  -10,00    22,92   0,51  ║ 
║  4   10    63   FON   -6,66    15,24  0,52   -7,99    18,31   0,52  -10,00    22,92   0,52  ║ 
║  4   10    64   FON   -6,66    15,24  0,58   -7,99    18,31   0,58  -10,00    22,92   0,58  ║ 
║  4   10    65   FON   -6,66     0,19  0,04   -7,99     0,23   0,04  -10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    66   FON   -6,66     0,19  0,04   -7,99     0,23   0,04  -10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    67   FON   -6,66     0,19  0,04   -7,99     0,23   0,04  -10,00     0,29   0,04  ║ 
║  4   10    68   FON   -6,66     9,00  0,79   -7,99    10,81   0,79  -10,00    11,41   0,79  ║ 
║  4   10    69   FON   -6,66     7,56  0,37   -8,00     9,08   0,37  -10,01    11,36   0,37  ║ 
║  4   10    70   FON   -6,66    16,34  0,52   -8,00    19,62   0,52  -10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4   10    71   FON   -6,66    16,34  0,52   -8,00    19,62   0,52  -10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4   10    72   FON   -6,66     8,04  0,42   -8,00     9,65   0,42  -10,01    12,08   0,42  ║ 
║  4   10    73   FON   -6,66     7,09  0,36   -8,00     8,52   0,36  -10,01    10,66   0,36  ║ 
║  4   10    74   FON   -6,66    16,34  0,51   -8,00    19,62   0,52  -10,01    24,56   0,52  ║ 
║  4   10    75   FON   -6,66    16,34  0,51   -8,00    19,62   0,51  -10,01    24,56   0,51  ║ 
║  4   10    76   FON   -6,66     8,52  0,39   -8,00    10,23   0,39  -10,01    12,81   0,39  ║ 
║  4   10    77   FON   -6,70     8,08  0,38   -8,04     9,70   0,38  -10,07    12,14   0,38  ║ 
║  4   10    78   FON   -6,70    16,43  0,55   -8,04    19,73   0,55  -10,07    24,69   0,55  ║ 
║  4   10    79   FON   -6,70    16,43  0,60   -8,04    19,73   0,60  -10,07    24,69   0,60  ║ 
║  4   10    80   FON   -6,70     7,60  0,32   -8,04     9,13   0,32  -10,07    11,42   0,32  ║ 
║  4   10    81   FON   -6,70    11,09  0,39   -8,04    13,32   0,39  -10,07    16,67   0,39  ║ 
║  4   10    82   FON   -6,70    21,93  0,55   -8,04    26,33   0,55  -10,07    32,94   0,55  ║ 
║  4   10    83   FON   -6,70     7,13  0,34   -8,04     8,56   0,34  -10,07    10,72   0,34  ║ 
║  4   10    84   FON   -6,72     7,15  0,52   -8,07     8,59   0,52  -10,09    10,74   0,52  ║ 
║  4   10    85   FON   -6,72    16,48  0,76   -8,07    19,78   0,76  -10,09    21,79   0,76  ║ 
║  4   10    86   FON   -6,72    55,38  0,99   -8,07    56,00   0,99  -10,09    56,00   0,99  ║ 
║  4   10    87   FON   -6,72    32,99  0,83   -8,07    39,60   0,83  -10,09    39,60   0,83  ║ 
║  4   10    88   FON   -6,72    16,48  0,58   -8,07    19,78   0,58  -10,09    24,75   0,58  ║ 
║  4   10    89   FON   -6,72    62,67  0,88   -8,07    71,57   0,88  -10,09    71,57   0,88  ║ 
║  4   10    90   FON   -6,70    24,68  0,61   -8,04    29,63   0,61  -10,07    37,08   0,62  ║ 
║  4   10    91   FON   -6,72    17,58  0,57   -8,07    21,10   0,57  -10,09    26,40   0,57  ║ 
║  4   10    92   FON   -6,72    13,23  0,53   -8,07    15,89   0,53  -10,09    19,88   0,53  ║ 
║  4   10    93   FON   -6,75    49,32  0,86   -8,10    57,58   0,86  -10,14    57,58   0,86  ║ 
║  4   10    94   FON   -6,75     3,79  0,26   -8,10     4,54   0,26  -10,14     5,68   0,26  ║ 
║  4   10    95   FON   -2,75     1,57  0,13   -3,30     1,88   0,13   -4,14     2,36   0,13  ║ 
║  4   10    96   FON    3,20     1,37  0,13    3,84     1,65   0,13    4,80     2,06   0,13  ║ 
║  4   10    97   FON   -6,79    49,56  0,85   -8,14    58,00   0,85  -10,18    58,00   0,85  ║ 
║  4   10    98   FON   -6,79     3,80  0,26   -8,14     4,57   0,26  -10,18     5,71   0,26  ║ 
║  4   10    99   FON   -6,82     6,79  0,52   -8,18     8,15   0,52  -10,23    10,19   0,52  ║ 
║  4   10   100   FON   -6,82    16,73  0,76   -8,18    20,07   0,76  -10,23    21,96   0,76  ║ 
║  4   10   101   FON   -6,82    56,75  1,00   -8,18    56,75   1,00  -10,23    56,75   1,00  ║ 
║  4   10   102   FON   -6,82    33,48  0,86   -8,18    38,94   0,86  -10,23    38,94   0,86  ║ 
║  4   10   103   FON   -6,82    16,73  0,57   -8,18    20,07   0,57  -10,23    25,09   0,57  ║ 
║  4   10   104   FON   -6,82    62,56  0,83   -8,18    75,07   0,83  -10,23    75,45   0,83  ║ 
║  4   10   105   FON   -6,82     7,26  0,31   -8,18     8,71   0,31  -10,23    10,89   0,31  ║ 
║  4   10   106   FON    0,07     0,10  0,00    0,08     0,11   0,00    0,10     0,13   0,00  ║ 
║  4   10   107   FON   -6,84     7,28  0,36   -8,20     8,73   0,36  -10,25    10,92   0,36  ║ 
║  4   10   108   FON   -6,84    16,77  0,55   -8,20    20,12   0,55  -10,25    25,15   0,55  ║ 
║  4   10   109   FON   -6,84    16,77  0,63   -8,20    20,12   0,63  -10,25    25,15   0,63  ║ 
║  4   10   110   FON   -6,84     8,74  0,34   -8,20    10,49   0,34  -10,25    13,11   0,34  ║ 
║  4   10   111   FON   -6,84    11,32  0,45   -8,20    13,58   0,45  -10,25    16,98   0,45  ║ 
║  4   10   112   FON   -6,84    22,38  0,59   -8,20    26,85   0,59  -10,25    33,56   0,59  ║ 
║  4   10   113   FON   -6,84     5,46  0,29   -8,20     6,55   0,29  -10,25     8,19   0,29  ║ 
║  4   10   114   FON   -6,84    22,94  0,60   -8,20    27,52   0,60  -10,25    34,40   0,60  ║ 
║  4   10   115   FON   -6,88     7,32  0,36   -8,25     8,78   0,36  -10,31    10,97   0,36  ║ 
║  4   10   116   FON   -6,88    16,86  0,54   -8,25    20,23   0,54  -10,31    25,28   0,54  ║ 
║  4   10   117   FON   -6,88    16,86  0,53   -8,25    20,23   0,53  -10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4   10   118   FON   -6,88     8,79  0,45   -8,25    10,55   0,45  -10,31    13,18   0,45  ║ 
║  4   10   119   FON   -6,88     7,32  0,37   -8,25     8,78   0,37  -10,31    10,97   0,37  ║ 
║  4   10   120   FON   -6,88    16,86  0,53   -8,25    20,23   0,53  -10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4   10   121   FON   -6,88    16,86  0,53   -8,25    20,23   0,53  -10,31    25,28   0,53  ║ 
║  4   10   122   FON   -6,88     8,79  0,41   -8,25    10,55   0,41  -10,31    13,18   0,41  ║ 
║  4   10   123   FON   -6,88     5,94  0,57   -8,26     7,12   0,57  -10,32     8,90   0,57  ║ 
║  4   10   124   FON   -6,88     0,20  0,05   -8,26     0,24   0,05  -10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   125   FON   -6,88     0,20  0,06   -8,26     0,24   0,06  -10,32     0,30   0,06  ║ 
║  4   10   126   FON   -6,88     0,20  0,05   -8,26     0,24   0,05  -10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   127   FON   -6,88    16,33  0,58   -8,26    19,59   0,58  -10,32    24,47   0,58  ║ 
║  4   10   128   FON   -6,88    19,14  0,63   -8,26    22,96   0,63  -10,32    28,68   0,63  ║ 
║  4   10   129   FON   -6,88    12,47  0,50   -8,26    14,96   0,50  -10,32    18,69   0,50  ║ 
║  4   10   130   FON   -6,88    19,14  0,63   -8,26    22,96   0,63  -10,32    28,68   0,63  ║ 
║  4   10   131   FON   -6,88     0,20  0,05   -8,26     0,24   0,05  -10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   132   FON   -6,88     0,20  0,06   -8,26     0,24   0,06  -10,32     0,30   0,06  ║ 
║  4   10   133   FON   -6,88     0,20  0,05   -8,26     0,24   0,05  -10,32     0,30   0,05  ║ 
║  4   10   134   FON   -6,88     8,30  0,66   -8,26     9,96   0,66  -10,32    12,45   0,66  ║ 
║  4   10   135   FON   -6,82    16,73  0,89   -8,18    18,85   0,89  -10,23    18,85   0,89  ║ 
║  4   10   136   FON    2,43    28,93  0,34    2,83    33,79   0,33    3,23    38,55   0,30  ║ 
║  4   11     2   FON    2,43    28,93  0,34    2,83    33,79   0,33    3,23    38,55   0,30  ║ 
║  4   11     3   FON    2,60    26,29  0,32    3,04    30,78   0,32    3,47    35,19   0,29  ║ 
║  4   11     4   FON    2,60     3,78  0,19    3,04     4,43   0,19    3,47     5,06   0,17  ║ 
║  4   11     5   FON    2,60     1,78  0,14    3,04     2,09   0,14    3,47     2,39   0,12  ║ 
║  4   11     6   FON    2,60     1,75  0,14    3,04     2,05   0,13    3,47     2,35   0,12  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

417 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   11     7   FON    2,60     2,41  0,15    3,04     2,82   0,15    3,47     3,23   0,13  ║ 
║  4   11     8   FON    2,60    28,99  0,34    3,04    33,93   0,33    3,47    38,80   0,31  ║ 
║  4   11     9   FON    2,71    26,90  0,30    3,17    31,53   0,29    3,63    36,10   0,26  ║ 
║  4   11    10   FON    2,71    20,19  0,31    3,17    23,66   0,30    3,63    27,09   0,28  ║ 
║  4   11    11   FON    2,71     2,88  0,14    3,17     3,38   0,13    3,63     3,86   0,12  ║ 
║  4   11    12   FON    2,71     4,06  0,16    3,17     4,76   0,16    3,63     5,45   0,14  ║ 
║  4   11    13   FON    2,71     4,90  0,18    3,17     5,74   0,18    3,63     6,58   0,16  ║ 
║  4   11    14   FON    2,71     2,88  0,13    3,17     3,38   0,13    3,63     3,86   0,12  ║ 
║  4   11    15   FON    2,71    23,35  0,33    3,17    27,37   0,32    3,63    31,33   0,29  ║ 
║  4   11    16   FON    2,71    25,66  0,29    3,17    30,07   0,28    3,63    34,42   0,26  ║ 
║  4   11    17   FON    2,77    26,05  0,30    3,25    30,55   0,30    3,72    35,00   0,27  ║ 
║  4   11    18   FON    2,77     7,70  0,22    3,25     9,03   0,21    3,72    10,34   0,20  ║ 
║  4   11    19   FON    2,77     1,76  0,09    3,25     2,06   0,09    3,72     2,36   0,08  ║ 
║  4   11    20   FON    2,77     3,00  0,14    3,25     3,52   0,13    3,72     4,03   0,12  ║ 
║  4   11    21   FON    2,77     3,33  0,14    3,25     3,91   0,14    3,72     4,47   0,13  ║ 
║  4   11    22   FON    2,77     0,87  0,06    3,25     1,03   0,05    3,72     1,18   0,05  ║ 
║  4   11    23   FON    2,77     7,70  0,22    3,25     9,03   0,22    3,72    10,34   0,20  ║ 
║  4   11    24   FON    2,77    28,18  0,30    3,25    33,05   0,30    3,72    37,86   0,27  ║ 
║  4   11    25   FON    2,82    26,54  0,31    3,31    31,14   0,30    3,80    35,70   0,28  ║ 
║  4   11    26   FON    2,82     7,84  0,23    3,31     9,20   0,22    3,80    10,55   0,20  ║ 
║  4   11    27   FON    2,82     4,24  0,16    3,31     4,97   0,16    3,80     5,70   0,14  ║ 
║  4   11    28   FON    2,82     5,56  0,28    3,31     6,52   0,28    3,80     7,48   0,25  ║ 
║  4   11    29   FON    2,82    11,55  0,28    3,31    13,56   0,27    3,80    15,54   0,25  ║ 
║  4   11    30   FON    2,82    11,55  0,27    3,31    13,56   0,27    3,80    15,54   0,24  ║ 
║  4   11    31   FON    2,82     5,56  0,28    3,31     6,52   0,28    3,80     7,48   0,25  ║ 
║  4   11    32   FON    2,82     4,89  0,17    3,31     5,74   0,17    3,80     6,58   0,16  ║ 
║  4   11    33   FON    2,82     7,84  0,23    3,31     9,20   0,22    3,80    10,55   0,20  ║ 
║  4   11    34   FON    2,82    28,71  0,31    3,31    33,69   0,30    3,80    38,61   0,28  ║ 
║  4   11    35   FON    2,89    27,81  0,32    3,39    32,65   0,31    3,89    37,45   0,29  ║ 
║  4   11    36   FON    2,89    22,66  0,30    3,39    26,61   0,29    3,89    30,52   0,27  ║ 
║  4   11    37   FON    2,89     3,07  0,15    3,39     3,61   0,15    3,89     4,14   0,14  ║ 
║  4   11    38   FON    2,89     2,30  0,15    3,39     2,71   0,15    3,89     3,10   0,14  ║ 
║  4   11    39   FON    2,89     3,07  0,19    3,39     3,61   0,18    3,89     4,14   0,17  ║ 
║  4   11    40   FON    2,89     2,68  0,14    3,39     3,15   0,14    3,89     3,61   0,12  ║ 
║  4   11    41   FON    2,89    22,89  0,30    3,39    26,88   0,29    3,89    30,83   0,27  ║ 
║  4   11    42   FON    2,89    29,14  0,31    3,39    34,21   0,30    3,89    39,24   0,28  ║ 
║  4   11    43   FON    3,00    28,87  0,38    3,52    33,92   0,38    4,04    38,95   0,35  ║ 
║  4   11    44   FON    3,00     1,68  0,15    3,52     1,97   0,15    4,04     2,27   0,14  ║ 
║  4   11    45   FON    3,00    30,02  0,39    3,52    35,28   0,39    4,04    40,51   0,35  ║ 
║  4   11    46   FON    3,17    40,16  0,45    3,73    47,26   0,44    4,28    54,35   0,40  ║ 
║  4   11    47   FON    3,17     1,78  0,15    3,73     2,09   0,14    4,28     2,40   0,13  ║ 
║  4   11    48   FON    3,17     2,94  0,19    3,73     3,46   0,19    4,28     3,98   0,17  ║ 
║  4   11    49   FON    3,17    39,68  0,45    3,73    46,70   0,44    4,28    53,70   0,40  ║ 
║  4   11    50   FON   -6,63    45,31  0,88   -7,96    51,22   0,88   -9,96    51,22   0,89  ║ 
║  4   11    51   FON   -6,72    45,93  0,89   -8,07    51,49   0,89  -10,09    51,49   0,89  ║ 
║  4   11    52   FON   -6,54     2,35  0,18   -7,85     2,82   0,18   -9,83     3,53   0,18  ║ 
║  4   11    53   FON   -6,82     2,45  0,18   -8,18     2,94   0,18  -10,23     3,68   0,18  ║ 
║  4   11    54   FON    2,71     1,83  0,17    3,17     2,14   0,17    3,63     2,45   0,15  ║ 
║  4   11    55   FON    3,00     3,61  0,18    3,52     4,25   0,17    4,04     4,88   0,16  ║ 
║  4   11    56   FON    2,99     1,36  0,16    3,52     1,60   0,15    4,04     1,84   0,14  ║ 
║  4   11    57   FON   -6,36     6,70  0,49   -7,63     8,03   0,49   -9,58    10,08   0,49  ║ 
║  4   11    58   FON   -6,36     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4   11    59   FON   -6,36     0,18  0,03   -7,63     0,22   0,03   -9,58     0,28   0,03  ║ 
║  4   11    60   FON   -6,36     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4   11    61   FON   -6,36    14,58  0,54   -7,63    17,48   0,54   -9,58    21,95   0,54  ║ 
║  4   11    62   FON   -6,36    14,58  0,49   -7,63    17,48   0,49   -9,58    21,95   0,49  ║ 
║  4   11    63   FON   -6,36    14,58  0,49   -7,63    17,48   0,49   -9,58    21,95   0,50  ║ 
║  4   11    64   FON   -6,36    14,58  0,55   -7,63    17,48   0,55   -9,58    21,95   0,55  ║ 
║  4   11    65   FON   -6,36     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4   11    66   FON   -6,36     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4   11    67   FON   -6,36     0,18  0,04   -7,63     0,22   0,04   -9,58     0,28   0,04  ║ 
║  4   11    68   FON   -6,36     8,61  0,75   -7,63    10,32   0,75   -9,58    11,41   0,76  ║ 
║  4   11    69   FON   -6,38     7,24  0,36   -7,66     8,69   0,36   -9,61    10,90   0,36  ║ 
║  4   11    70   FON   -6,38    15,66  0,50   -7,66    18,78   0,50   -9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4   11    71   FON   -6,38    15,66  0,49   -7,66    18,78   0,49   -9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4   11    72   FON   -6,38     7,70  0,41   -7,66     9,24   0,41   -9,61    11,59   0,41  ║ 
║  4   11    73   FON   -6,38     6,80  0,35   -7,66     8,15   0,35   -9,61    10,23   0,35  ║ 
║  4   11    74   FON   -6,38    15,66  0,49   -7,66    18,78   0,49   -9,61    23,57   0,50  ║ 
║  4   11    75   FON   -6,38    15,66  0,49   -7,66    18,78   0,49   -9,61    23,57   0,49  ║ 
║  4   11    76   FON   -6,38     8,16  0,38   -7,66     9,79   0,38   -9,61    12,29   0,38  ║ 
║  4   11    77   FON   -6,49     7,83  0,37   -7,78     9,39   0,37   -9,76    11,77   0,37  ║ 
║  4   11    78   FON   -6,49    15,92  0,53   -7,78    19,09   0,53   -9,76    23,94   0,53  ║ 
║  4   11    79   FON   -6,49    15,92  0,58   -7,78    19,09   0,58   -9,76    23,94   0,58  ║ 
║  4   11    80   FON   -6,49     7,36  0,31   -7,78     8,83   0,31   -9,76    11,07   0,31  ║ 
║  4   11    81   FON   -6,49    10,74  0,37   -7,78    12,89   0,37   -9,76    16,16   0,37  ║ 
║  4   11    82   FON   -6,49    21,23  0,53   -7,78    25,47   0,53   -9,76    31,94   0,53  ║ 
║  4   11    83   FON   -6,49     6,91  0,33   -7,78     8,29   0,33   -9,76    10,39   0,33  ║ 
║  4   11    84   FON   -6,54     6,96  0,51   -7,85     8,35   0,51   -9,83    10,47   0,51  ║ 
║  4   11    85   FON   -6,54    16,04  0,74   -7,85    19,24   0,74   -9,83    21,79   0,74  ║ 
║  4   11    86   FON   -6,54    53,90  0,96   -7,85    56,00   0,96   -9,83    56,00   0,96  ║ 
║  4   11    87   FON   -6,54    32,10  0,81   -7,85    38,52   0,81   -9,83    39,60   0,81  ║ 
║  4   11    88   FON   -6,54    16,04  0,57   -7,85    19,24   0,57   -9,83    24,11   0,57  ║ 
║  4   11    89   FON   -6,54    61,00  0,85   -7,85    71,57   0,85   -9,83    71,57   0,85  ║ 
║  4   11    90   FON   -6,49    23,90  0,60   -7,78    28,68   0,59   -9,76    35,95   0,60  ║ 
║  4   11    91   FON   -6,54    17,11  0,56   -7,85    20,52   0,56   -9,83    25,72   0,56  ║ 
║  4   11    92   FON   -6,54    12,88  0,52   -7,85    15,45   0,52   -9,83    19,36   0,52  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   11    93   FON   -6,63    48,45  0,84   -7,96    57,58   0,84   -9,96    57,58   0,84  ║ 
║  4   11    94   FON   -6,63     3,72  0,25   -7,96     4,46   0,25   -9,96     5,59   0,25  ║ 
║  4   11    95   FON   -0,08     0,05  0,00   -0,16     0,09   0,01   -0,53     0,30   0,02  ║ 
║  4   11    96   FON    5,72     2,45  0,23    6,80     2,91   0,23    8,19     3,51   0,22  ║ 
║  4   11    97   FON   -6,72    49,11  0,85   -8,07    58,00   0,85  -10,09    58,00   0,85  ║ 
║  4   11    98   FON   -6,72     3,77  0,26   -8,07     4,52   0,26  -10,09     5,66   0,26  ║ 
║  4   11    99   FON   -6,82     6,79  0,52   -8,18     8,15   0,52  -10,23    10,19   0,52  ║ 
║  4   11   100   FON   -6,82    16,73  0,76   -8,18    20,07   0,76  -10,23    21,96   0,76  ║ 
║  4   11   101   FON   -6,82    56,75  1,00   -8,18    56,75   1,00  -10,23    56,75   1,00  ║ 
║  4   11   102   FON   -6,82    33,48  0,86   -8,18    38,94   0,86  -10,23    38,94   0,86  ║ 
║  4   11   103   FON   -6,82    16,73  0,57   -8,18    20,07   0,57  -10,23    25,09   0,57  ║ 
║  4   11   104   FON   -6,82    62,56  0,83   -8,18    75,07   0,83  -10,23    75,45   0,83  ║ 
║  4   11   105   FON   -6,82     7,26  0,31   -8,18     8,71   0,31  -10,23    10,89   0,31  ║ 
║  4   11   106   FON    3,00     4,05  0,15    3,52     4,76   0,15    4,04     5,47   0,13  ║ 
║  4   11   107   FON   -6,87     7,31  0,36   -8,24     8,78   0,36  -10,30    10,96   0,36  ║ 
║  4   11   108   FON   -6,87    16,85  0,56   -8,24    20,22   0,56  -10,30    25,26   0,55  ║ 
║  4   11   109   FON   -6,87    16,85  0,63   -8,24    20,22   0,63  -10,30    25,26   0,63  ║ 
║  4   11   110   FON   -6,87     8,78  0,35   -8,24    10,54   0,35  -10,30    13,17   0,35  ║ 
║  4   11   111   FON   -6,87    11,37  0,45   -8,24    13,65   0,45  -10,30    17,05   0,45  ║ 
║  4   11   112   FON   -6,87    22,48  0,59   -8,24    26,98   0,59  -10,30    33,71   0,59  ║ 
║  4   11   113   FON   -6,87     5,48  0,29   -8,24     6,58   0,29  -10,30     8,22   0,29  ║ 
║  4   11   114   FON   -6,87    23,04  0,60   -8,24    27,65   0,60  -10,30    34,55   0,60  ║ 
║  4   11   115   FON   -6,97     7,42  0,37   -8,37     8,91   0,37  -10,45    11,12   0,37  ║ 
║  4   11   116   FON   -6,97    17,11  0,55   -8,37    20,53   0,55  -10,45    25,63   0,55  ║ 
║  4   11   117   FON   -6,97    17,11  0,54   -8,37    20,53   0,54  -10,45    25,63   0,54  ║ 
║  4   11   118   FON   -6,97     8,92  0,46   -8,37    10,70   0,46  -10,45    13,36   0,46  ║ 
║  4   11   119   FON   -6,97     7,42  0,37   -8,37     8,91   0,37  -10,45    11,12   0,37  ║ 
║  4   11   120   FON   -6,97    17,11  0,54   -8,37    20,53   0,54  -10,45    25,63   0,54  ║ 
║  4   11   121   FON   -6,97    17,11  0,53   -8,37    20,53   0,53  -10,45    25,63   0,53  ║ 
║  4   11   122   FON   -6,97     8,92  0,41   -8,37    10,70   0,41  -10,45    13,36   0,41  ║ 
║  4   11   123   FON   -7,00     6,04  0,58   -8,40     7,24   0,58  -10,48     9,04   0,58  ║ 
║  4   11   124   FON   -7,00     0,20  0,06   -8,40     0,24   0,06  -10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   125   FON   -7,00     0,20  0,06   -8,40     0,24   0,06  -10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   126   FON   -7,00     0,20  0,05   -8,40     0,24   0,05  -10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4   11   127   FON   -7,00    16,60  0,59   -8,40    19,92   0,59  -10,48    24,86   0,59  ║ 
║  4   11   128   FON   -7,00    19,45  0,64   -8,40    23,35   0,64  -10,48    29,14   0,64  ║ 
║  4   11   129   FON   -7,00    12,68  0,51   -8,40    15,22   0,51  -10,48    18,99   0,50  ║ 
║  4   11   130   FON   -7,00    19,45  0,64   -8,40    23,35   0,64  -10,48    29,14   0,64  ║ 
║  4   11   131   FON   -7,00     0,20  0,05   -8,40     0,24   0,05  -10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4   11   132   FON   -7,00     0,20  0,06   -8,40     0,24   0,06  -10,48     0,30   0,06  ║ 
║  4   11   133   FON   -7,00     0,20  0,05   -8,40     0,24   0,05  -10,48     0,30   0,05  ║ 
║  4   11   134   FON   -7,00     8,44  0,67   -8,40    10,13   0,67  -10,48    12,65   0,67  ║ 
║  4   11   135   FON   -6,82    16,73  0,89   -8,18    18,85   0,89  -10,23    18,85   0,89  ║ 
║  4   11   136   FON    5,77    68,86  0,81    6,40    76,37   0,75    7,22    84,68   0,68  ║ 
║  4   12     2   FON    5,77    68,86  0,81    6,40    76,37   0,75    7,22    84,68   0,68  ║ 
║  4   12     3   FON    6,07    61,49  0,76    6,88    69,70   0,72    8,00    80,94   0,67  ║ 
║  4   12     4   FON    6,07     8,85  0,45    6,88    10,03   0,43    8,00    11,65   0,40  ║ 
║  4   12     5   FON    6,07     4,17  0,33    6,88     4,73   0,31    8,00     5,50   0,29  ║ 
║  4   12     6   FON    6,07     4,10  0,32    6,88     4,65   0,31    8,00     5,40   0,28  ║ 
║  4   12     7   FON    6,07     5,64  0,35    6,88     6,39   0,33    8,00     7,42   0,31  ║ 
║  4   12     8   FON    6,07    67,80  0,80    6,88    76,85   0,76    8,00    84,77   0,70  ║ 
║  4   12     9   FON    6,26    62,28  0,69    7,19    71,49   0,66    8,50    84,51   0,62  ║ 
║  4   12    10   FON    6,26    46,74  0,72    7,19    53,65   0,69    8,50    63,42   0,65  ║ 
║  4   12    11   FON    6,26     6,67  0,32    7,19     7,65   0,30    8,50     9,05   0,29  ║ 
║  4   12    12   FON    6,26     9,41  0,37    7,19    10,80   0,36    8,50    12,77   0,34  ║ 
║  4   12    13   FON    6,26    11,35  0,42    7,19    13,02   0,40    8,50    15,40   0,38  ║ 
║  4   12    14   FON    6,26     6,67  0,31    7,19     7,65   0,29    8,50     9,05   0,28  ║ 
║  4   12    15   FON    6,26    54,07  0,76    7,19    62,06   0,73    8,50    71,26   0,69  ║ 
║  4   12    16   FON    6,26    59,39  0,67    7,19    68,17   0,64    8,50    80,59   0,60  ║ 
║  4   12    17   FON    6,38    59,97  0,70    7,37    69,32   0,67    8,79    82,70   0,64  ║ 
║  4   12    18   FON    6,38    17,72  0,50    7,37    20,49   0,48    8,79    24,44   0,46  ║ 
║  4   12    19   FON    6,38     4,05  0,20    7,37     4,68   0,20    8,79     5,59   0,19  ║ 
║  4   12    20   FON    6,38     6,90  0,31    7,37     7,98   0,30    8,80     9,52   0,29  ║ 
║  4   12    21   FON    6,38     7,67  0,33    7,37     8,86   0,32    8,80    10,57   0,31  ║ 
║  4   12    22   FON    6,38     2,01  0,13    7,37     2,33   0,12    8,79     2,78   0,12  ║ 
║  4   12    23   FON    6,38    17,72  0,51    7,37    20,49   0,49    8,79    24,44   0,47  ║ 
║  4   12    24   FON    6,38    64,87  0,70    7,37    74,98   0,67    8,79    89,46   0,64  ║ 
║  4   12    25   FON    6,47    60,83  0,71    7,52    70,70   0,69    9,03    84,94   0,66  ║ 
║  4   12    26   FON    6,47    17,98  0,52    7,52    20,89   0,50    9,03    25,10   0,48  ║ 
║  4   12    27   FON    6,47     9,72  0,37    7,52    11,29   0,35    9,03    13,57   0,34  ║ 
║  4   12    28   FON    6,47    12,74  0,65    7,52    14,80   0,63    9,03    17,79   0,61  ║ 
║  4   12    29   FON    6,47    26,48  0,64    7,52    30,78   0,62    9,03    36,98   0,59  ║ 
║  4   12    30   FON    6,47    26,48  0,62    7,52    30,78   0,60    9,03    36,98   0,58  ║ 
║  4   12    31   FON    6,47    12,74  0,65    7,52    14,80   0,63    9,03    17,79   0,61  ║ 
║  4   12    32   FON    6,47    11,21  0,40    7,52    13,03   0,39    9,03    15,65   0,37  ║ 
║  4   12    33   FON    6,47    17,98  0,52    7,52    20,89   0,50    9,03    25,10   0,48  ║ 
║  4   12    34   FON    6,47    65,80  0,71    7,52    76,47   0,69    9,03    91,88   0,66  ║ 
║  4   12    35   FON    6,58    63,40  0,72    7,70    74,17   0,71    9,32    87,54   0,68  ║ 
║  4   12    36   FON    6,58    51,67  0,68    7,70    60,45   0,66    9,32    73,23   0,64  ║ 
║  4   12    37   FON    6,58     7,00  0,35    7,70     8,19   0,34    9,32     9,93   0,33  ║ 
║  4   12    38   FON    6,58     5,25  0,35    7,70     6,14   0,34    9,32     7,44   0,33  ║ 
║  4   12    39   FON    6,58     7,00  0,42    7,70     8,19   0,41    9,32     9,93   0,40  ║ 
║  4   12    40   FON    6,58     6,11  0,32    7,70     7,15   0,31    9,32     8,66   0,30  ║ 
║  4   12    41   FON    6,58    52,19  0,69    7,70    61,05   0,67    9,32    73,96   0,65  ║ 
║  4   12    42   FON    6,58    66,44  0,70    7,70    77,72   0,68    9,32    94,15   0,66  ║ 
║  4   12    43   FON    6,77    65,25  0,87    8,01    75,23   0,85    9,83    75,23   0,84  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIFICHE SISMICHE 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12    44   FON    6,77     3,80  0,34    8,01     4,49   0,34    9,83     5,51   0,33  ║ 
║  4   12    45   FON    6,77    67,85  0,89    8,01    76,13   0,88    9,83    76,13   0,86  ║ 
║  4   12    46   FON    7,07    89,68  1,00    8,48    90,10   1,00   10,61    90,10   1,00  ║ 
║  4   12    47   FON    7,07     3,96  0,33    8,48     4,76   0,33   10,61     5,95   0,33  ║ 
║  4   12    48   FON    7,07     6,56  0,43    8,48     7,88   0,43   10,61     9,85   0,43  ║ 
║  4   12    49   FON    7,07    88,61  1,00    8,48    88,61   1,00   10,61    88,61   1,00  ║ 
║  4   12    50   FON   -5,03    34,39  0,67   -5,67    38,73   0,63   -6,46    44,14   0,57  ║ 
║  4   12    51   FON   -5,19    35,48  0,69   -5,93    40,49   0,66   -6,88    46,99   0,61  ║ 
║  4   12    52   FON   -4,87     1,75  0,13   -5,41     1,94   0,12   -6,03     2,17   0,11  ║ 
║  4   12    53   FON   -5,36     1,93  0,14   -6,20     2,23   0,14   -7,32     2,63   0,13  ║ 
║  4   12    54   FON    6,26     4,23  0,40    7,19     4,86   0,38    8,50     5,74   0,36  ║ 
║  4   12    55   FON    6,77     8,17  0,40    8,01     9,66   0,39    9,83    11,85   0,38  ║ 
║  4   12    56   FON    6,77     3,08  0,35    8,00     3,64   0,35    9,82     4,47   0,34  ║ 
║  4   12    57   FON   -4,56     4,80  0,35   -4,92     5,17   0,32   -5,23     5,51   0,27  ║ 
║  4   12    58   FON   -4,56     0,13  0,03   -4,91     0,14   0,03   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    59   FON   -4,56     0,13  0,02   -4,91     0,14   0,02   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    60   FON   -4,56     0,13  0,03   -4,91     0,14   0,03   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    61   FON   -4,56    10,45  0,39   -4,91    11,25   0,35   -5,23    11,98   0,30  ║ 
║  4   12    62   FON   -4,56    10,45  0,35   -4,91    11,25   0,32   -5,23    11,98   0,27  ║ 
║  4   12    63   FON   -4,56    10,45  0,35   -4,91    11,25   0,32   -5,23    11,98   0,27  ║ 
║  4   12    64   FON   -4,56    10,45  0,40   -4,91    11,25   0,36   -5,23    11,98   0,30  ║ 
║  4   12    65   FON   -4,56     0,13  0,03   -4,91     0,14   0,02   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    66   FON   -4,56     0,13  0,03   -4,91     0,14   0,02   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    67   FON   -4,56     0,13  0,03   -4,91     0,14   0,02   -5,23     0,15   0,02  ║ 
║  4   12    68   FON   -4,56     6,17  0,54   -4,91     6,64   0,49   -5,23     7,07   0,41  ║ 
║  4   12    69   FON   -4,60     5,22  0,26   -4,97     5,64   0,23   -5,32     6,04   0,20  ║ 
║  4   12    70   FON   -4,60    11,28  0,36   -4,97    12,19   0,33   -5,32    13,06   0,28  ║ 
║  4   12    71   FON   -4,60    11,28  0,36   -4,97    12,19   0,32   -5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4   12    72   FON   -4,60     5,55  0,29   -4,97     6,00   0,26   -5,32     6,42   0,23  ║ 
║  4   12    73   FON   -4,60     4,89  0,25   -4,97     5,29   0,23   -5,32     5,67   0,19  ║ 
║  4   12    74   FON   -4,60    11,28  0,36   -4,97    12,19   0,32   -5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4   12    75   FON   -4,60    11,28  0,35   -4,97    12,19   0,32   -5,32    13,06   0,27  ║ 
║  4   12    76   FON   -4,60     5,88  0,27   -4,97     6,36   0,24   -5,32     6,81   0,21  ║ 
║  4   12    77   FON   -4,78     5,77  0,27   -5,27     6,35   0,25   -5,80     7,00   0,22  ║ 
║  4   12    78   FON   -4,78    11,73  0,39   -5,27    12,91   0,36   -5,80    14,23   0,32  ║ 
║  4   12    79   FON   -4,78    11,73  0,43   -5,27    12,91   0,39   -5,80    14,23   0,35  ║ 
║  4   12    80   FON   -4,78     5,43  0,23   -5,27     5,97   0,21   -5,80     6,58   0,18  ║ 
║  4   12    81   FON   -4,78     7,92  0,28   -5,27     8,72   0,25   -5,80     9,61   0,22  ║ 
║  4   12    82   FON   -4,78    15,65  0,39   -5,27    17,23   0,36   -5,80    18,99   0,32  ║ 
║  4   12    83   FON   -4,78     5,09  0,24   -5,27     5,61   0,22   -5,80     6,18   0,20  ║ 
║  4   12    84   FON   -4,87     5,18  0,38   -5,41     5,76   0,35   -6,03     6,42   0,31  ║ 
║  4   12    85   FON   -4,87    11,95  0,55   -5,41    13,26   0,51   -6,03    14,80   0,45  ║ 
║  4   12    86   FON   -4,87    40,15  0,72   -5,41    44,58   0,66   -6,03    49,75   0,59  ║ 
║  4   12    87   FON   -4,87    23,91  0,60   -5,41    26,55   0,56   -6,03    29,63   0,50  ║ 
║  4   12    88   FON   -4,87    11,95  0,42   -5,41    13,26   0,39   -6,03    14,80   0,35  ║ 
║  4   12    89   FON   -4,87    45,43  0,63   -5,41    50,44   0,59   -6,03    56,29   0,52  ║ 
║  4   12    90   FON   -4,78    17,61  0,44   -5,27    19,40   0,40   -5,80    21,38   0,35  ║ 
║  4   12    91   FON   -4,87    12,74  0,42   -5,41    14,15   0,38   -6,03    15,79   0,34  ║ 
║  4   12    92   FON   -4,87     9,59  0,39   -5,41    10,65   0,36   -6,03    11,89   0,32  ║ 
║  4   12    93   FON   -5,03    36,77  0,64   -5,67    41,42   0,60   -6,46    47,20   0,55  ║ 
║  4   12    94   FON   -5,03     2,82  0,19   -5,67     3,18   0,18   -6,46     3,62   0,16  ║ 
║  4   12    95   FON    3,97     2,26  0,19    4,77     2,72   0,19    5,98     3,41   0,19  ║ 
║  4   12    96   FON    8,30     3,56  0,34    9,67     4,14   0,33   11,61     4,98   0,32  ║ 
║  4   12    97   FON   -5,19    37,94  0,65   -5,93    43,29   0,62   -6,88    50,25   0,58  ║ 
║  4   12    98   FON   -5,19     2,91  0,20   -5,93     3,32   0,19   -6,88     3,86   0,18  ║ 
║  4   12    99   FON   -5,36     5,34  0,41   -6,20     6,17   0,39   -7,32     7,29   0,37  ║ 
║  4   12   100   FON   -5,36    13,15  0,60   -6,20    15,20   0,58   -7,32    17,95   0,54  ║ 
║  4   12   101   FON   -5,36    44,61  0,79   -6,20    51,56   0,76   -7,32    56,75   0,72  ║ 
║  4   12   102   FON   -5,36    26,32  0,68   -6,20    30,42   0,65   -7,32    35,93   0,62  ║ 
║  4   12   103   FON   -5,36    13,15  0,45   -6,20    15,20   0,43   -7,32    17,95   0,41  ║ 
║  4   12   104   FON   -5,36    49,19  0,65   -6,20    56,84   0,63   -7,32    67,13   0,59  ║ 
║  4   12   105   FON   -5,36     5,71  0,25   -6,20     6,60   0,24   -7,32     7,79   0,23  ║ 
║  4   12   106   FON    6,77     9,16  0,34    8,01    10,83   0,33    9,83    13,29   0,33  ║ 
║  4   12   107   FON   -5,45     5,80  0,29   -6,34     6,74   0,28   -7,54     8,03   0,27  ║ 
║  4   12   108   FON   -5,45    13,36  0,44   -6,34    15,54   0,43   -7,54    18,50   0,41  ║ 
║  4   12   109   FON   -5,45    13,36  0,50   -6,34    15,54   0,48   -7,54    18,50   0,46  ║ 
║  4   12   110   FON   -5,45     6,97  0,27   -6,34     8,10   0,27   -7,54     9,65   0,25  ║ 
║  4   12   111   FON   -5,45     9,02  0,36   -6,34    10,49   0,35   -7,54    12,49   0,33  ║ 
║  4   12   112   FON   -5,45    17,83  0,47   -6,34    20,73   0,45   -7,54    24,69   0,43  ║ 
║  4   12   113   FON   -5,45     4,35  0,23   -6,34     5,06   0,22   -7,54     6,02   0,21  ║ 
║  4   12   114   FON   -5,45    18,28  0,48   -6,34    21,25   0,46   -7,54    25,31   0,44  ║ 
║  4   12   115   FON   -5,63     6,00  0,30   -6,63     7,06   0,29   -8,02     8,54   0,28  ║ 
║  4   12   116   FON   -5,63    13,81  0,44   -6,63    16,26   0,44   -8,02    19,68   0,42  ║ 
║  4   12   117   FON   -5,63    13,81  0,43   -6,63    16,26   0,43   -8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4   12   118   FON   -5,63     7,20  0,37   -6,63     8,48   0,36   -8,02    10,26   0,35  ║ 
║  4   12   119   FON   -5,63     6,00  0,30   -6,63     7,06   0,30   -8,02     8,54   0,29  ║ 
║  4   12   120   FON   -5,63    13,81  0,44   -6,63    16,26   0,43   -8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4   12   121   FON   -5,63    13,81  0,43   -6,63    16,26   0,42   -8,02    19,68   0,41  ║ 
║  4   12   122   FON   -5,63     7,20  0,33   -6,63     8,48   0,33   -8,02    10,26   0,32  ║ 
║  4   12   123   FON   -5,68     4,89  0,47   -6,70     5,78   0,46   -8,14     7,02   0,45  ║ 
║  4   12   124   FON   -5,68     0,16  0,04   -6,70     0,19   0,04   -8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4   12   125   FON   -5,68     0,16  0,05   -6,70     0,19   0,05   -8,14     0,24   0,05  ║ 
║  4   12   126   FON   -5,68     0,16  0,04   -6,70     0,19   0,04   -8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4   12   127   FON   -5,68    13,46  0,48   -6,70    15,89   0,47   -8,14    19,30   0,46  ║ 
║  4   12   128   FON   -5,68    15,78  0,52   -6,70    18,62   0,51   -8,14    22,62   0,50  ║ 
║  4   12   129   FON   -5,68    10,28  0,41   -6,70    12,14   0,40   -8,14    14,74   0,39  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  4   12   130   FON   -5,68    15,78  0,52   -6,70    18,62   0,51   -8,14    22,62   0,50  ║ 
║  4   12   131   FON   -5,68     0,16  0,04   -6,70     0,19   0,04   -8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4   12   132   FON   -5,68     0,16  0,05   -6,70     0,19   0,05   -8,14     0,24   0,05  ║ 
║  4   12   133   FON   -5,68     0,16  0,04   -6,70     0,19   0,04   -8,14     0,24   0,04  ║ 
║  4   12   134   FON   -5,68     6,85  0,54   -6,70     8,08   0,53   -8,14     9,82   0,52  ║ 
║  4   12   135   FON   -5,36    13,15  0,70   -6,20    15,20   0,67   -7,32    17,95   0,63  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1     1   FON    5,23    49,92  0,86    5,81    55,41   0,80    7,04    58,01   0,77  ║ 
║  5    1     2   FON    5,23    49,92  0,86    5,81    55,41   0,80    7,04    58,01   0,77  ║ 
║  5    1     3   FON    5,42    43,93  0,79    6,14    49,78   0,75    7,51    55,27   0,73  ║ 
║  5    1     4   FON    5,42     2,34  0,26    6,14     2,65   0,25    7,51     3,24   0,24  ║ 
║  5    1     5   FON    0,21     0,09  0,02    0,37     0,17   0,02    0,52     0,23   0,03  ║ 
║  5    1     6   FON   -0,21     0,10  0,02   -0,38     0,19   0,02   -0,53     0,26   0,03  ║ 
║  5    1     7   FON    5,42     1,03  0,16    6,14     1,16   0,15    7,51     1,42   0,15  ║ 
║  5    1     8   FON    5,42    48,44  0,82    6,14    54,89   0,78    7,51    58,86   0,76  ║ 
║  5    1     9   FON    5,54    44,11  0,72    6,36    50,60   0,69    7,81    61,30   0,68  ║ 
║  5    1    10   FON    5,54    33,10  0,78    6,36    37,97   0,75    7,81    42,42   0,73  ║ 
║  5    1    11   FON    5,54     4,72  0,33    6,36     5,42   0,32    7,81     6,65   0,31  ║ 
║  5    1    12   FON    5,54     6,66  0,40    6,36     7,65   0,38    7,81     9,39   0,37  ║ 
║  5    1    13   FON    5,54     8,04  0,44    6,36     9,22   0,42    7,81    11,32   0,41  ║ 
║  5    1    14   FON    5,54     4,72  0,33    6,36     5,42   0,31    7,81     6,65   0,31  ║ 
║  5    1    15   FON    5,54    38,29  0,81    6,36    43,92   0,77    7,81    47,36   0,76  ║ 
║  5    1    16   FON    5,54    42,06  0,69    6,36    48,25   0,66    7,81    59,27   0,65  ║ 
║  5    1    17   FON    5,62    42,28  0,71    6,49    48,84   0,68    8,00    59,94   0,67  ║ 
║  5    1    18   FON    5,62    12,50  0,50    6,49    14,44   0,48    8,00    17,78   0,48  ║ 
║  5    1    19   FON    5,62     2,52  0,23    6,49     2,91   0,22    8,00     3,59   0,22  ║ 
║  5    1    20   FON    5,62     6,08  0,36    6,49     7,02   0,35    8,00     8,65   0,34  ║ 
║  5    1    21   FON    5,62     6,75  0,38    6,49     7,80   0,37    8,00     9,61   0,36  ║ 
║  5    1    22   FON    5,62     1,77  0,16    6,49     2,05   0,16    7,99     2,52   0,15  ║ 
║  5    1    23   FON    5,62    12,50  0,51    6,49    14,44   0,49    8,00    17,78   0,48  ║ 
║  5    1    24   FON    5,62    45,73  0,70    6,49    52,84   0,67    8,00    65,08   0,66  ║ 
║  5    1    25   FON    5,67    42,70  0,71    6,59    49,59   0,69    8,13    59,86   0,68  ║ 
║  5    1    26   FON    5,67    12,62  0,51    6,59    14,66   0,50    8,13    18,09   0,49  ║ 
║  5    1    27   FON    5,67     6,82  0,41    6,59     7,92   0,39    8,13     9,78   0,39  ║ 
║  5    1    28   FON    5,67     8,94  0,58    6,59    10,38   0,56    8,13    12,82   0,55  ║ 
║  5    1    29   FON    5,67    18,59  0,69    6,59    21,59   0,66    8,13    26,65   0,65  ║ 
║  5    1    30   FON    5,67    18,59  0,67    6,59    21,59   0,65    8,13    26,65   0,64  ║ 
║  5    1    31   FON    5,67     8,94  0,58    6,59    10,38   0,56    8,13    12,82   0,55  ║ 
║  5    1    32   FON    5,67     7,87  0,44    6,59     9,14   0,43    8,13    11,28   0,42  ║ 
║  5    1    33   FON    5,67    12,62  0,51    6,59    14,66   0,50    8,13    18,09   0,49  ║ 
║  5    1    34   FON    5,67    46,19  0,71    6,59    53,64   0,68    8,13    65,30   0,68  ║ 
║  5    1    35   FON    5,75    44,32  0,75    6,72    51,82   0,73    8,32    59,23   0,72  ║ 
║  5    1    36   FON    5,75    36,12  0,68    6,72    42,23   0,66    8,32    52,26   0,66  ║ 
║  5    1    37   FON    5,75     4,90  0,36    6,72     5,72   0,35    8,32     7,08   0,35  ║ 
║  5    1    38   FON    5,75     7,61  0,44    6,72     8,90   0,43    8,32    11,02   0,42  ║ 
║  5    1    39   FON    5,75     6,22  0,39    6,72     7,27   0,38    8,32     9,00   0,38  ║ 
║  5    1    40   FON    5,75     4,27  0,33    6,72     4,99   0,32    8,32     6,18   0,31  ║ 
║  5    1    41   FON    5,75    36,48  0,70    6,72    42,65   0,69    8,32    51,86   0,68  ║ 
║  5    1    42   FON    5,75    46,44  0,71    6,72    54,29   0,69    8,32    65,72   0,68  ║ 
║  5    1    43   FON    5,87    45,26  0,87    6,94    52,00   0,86    8,62    52,00   0,85  ║ 
║  5    1    44   FON    5,87     2,63  0,30    6,94     3,11   0,30    8,62     3,87   0,30  ║ 
║  5    1    45   FON    5,87    47,07  0,89    6,94    53,13   0,87    8,62    53,13   0,87  ║ 
║  5    1    46   FON    6,06    61,52  1,00    7,27    61,66   1,00    9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5    1    47   FON    6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    1    48   FON    6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    1    49   FON    5,75     4,90  0,61    6,72     5,72   0,59    8,32     7,08   0,59  ║ 
║  5    1    50   FON    6,06    60,79  1,00    7,27    60,79   1,00    9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5    1    51   FON    0,05     0,16  0,01    0,09     0,28   0,01    0,13     0,39   0,01  ║ 
║  5    1    52   FON   -0,05     0,16  0,01   -0,09     0,28   0,01   -0,13     0,39   0,01  ║ 
║  5    1    53   FON    0,15     0,04  0,00    0,27     0,08   0,01    0,38     0,11   0,01  ║ 
║  5    1    54   FON   -0,16     0,05  0,00   -0,28     0,08   0,01   -0,39     0,11   0,01  ║ 
║  5    1    55   FON    5,54     3,00  0,31    6,36     3,44   0,30    7,81     4,22   0,29  ║ 
║  5    1    56   FON    5,87     5,67  0,41    6,94     6,70   0,41    8,62     8,32   0,40  ║ 
║  5    1    57   FON    5,87     2,14  0,29    6,93     2,52   0,28    8,61     3,14   0,28  ║ 
║  5    1    58   FON    0,35     0,26  0,03    0,62     0,46   0,04    0,87     0,65   0,05  ║ 
║  5    1    59   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    60   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    61   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    62   FON    0,35     0,65  0,04    0,62     1,14   0,05    0,87     1,60   0,06  ║ 
║  5    1    63   FON    0,35     0,65  0,03    0,62     1,14   0,04    0,87     1,60   0,05  ║ 
║  5    1    64   FON    0,35     0,65  0,03    0,62     1,14   0,04    0,87     1,60   0,05  ║ 
║  5    1    65   FON    0,35     0,65  0,04    0,62     1,14   0,05    0,87     1,60   0,06  ║ 
║  5    1    66   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    67   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    68   FON    0,35     0,01  0,00    0,62     0,01   0,00    0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    1    69   FON    0,35     0,38  0,04    0,62     0,68   0,06    0,87     0,95   0,06  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    1    70   FON    0,33     0,30  0,02    0,58     0,53   0,03    0,82     0,74   0,04  ║ 
║  5    1    71   FON    0,33     0,65  0,03    0,58     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1    72   FON    0,33     0,65  0,03    0,58     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1    73   FON    0,33     0,23  0,02    0,58     0,40   0,03    0,82     0,56   0,03  ║ 
║  5    1    74   FON    0,33     0,28  0,02    0,58     0,50   0,03    0,82     0,70   0,04  ║ 
║  5    1    75   FON    0,33     0,65  0,03    0,58     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1    76   FON    0,33     0,65  0,03    0,58     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1    77   FON    0,33     0,34  0,02    0,58     0,60   0,03    0,82     0,84   0,04  ║ 
║  5    1    78   FON    0,21     0,20  0,01    0,37     0,36   0,02    0,52     0,50   0,02  ║ 
║  5    1    79   FON    0,21     0,41  0,02    0,37     0,73   0,03    0,52     1,03   0,03  ║ 
║  5    1    80   FON    0,21     0,41  0,02    0,37     0,73   0,03    0,52     1,03   0,04  ║ 
║  5    1    81   FON    0,21     0,39  0,01    0,37     0,68   0,02    0,52     0,96   0,02  ║ 
║  5    1    82   FON    0,21     0,28  0,02    0,37     0,49   0,02    0,52     0,69   0,03  ║ 
║  5    1    83   FON    0,21     0,55  0,02    0,37     0,98   0,03    0,52     1,37   0,03  ║ 
║  5    1    84   FON    0,21     0,18  0,01    0,37     0,32   0,02    0,52     0,45   0,02  ║ 
║  5    1    85   FON    0,21     0,41  0,03    0,37     0,73   0,05    0,52     1,03   0,05  ║ 
║  5    1    86   FON    0,15     0,90  0,02    0,27     1,60   0,03    0,38     2,23   0,04  ║ 
║  5    1    87   FON    0,15     0,61  0,02    0,27     1,07   0,03    0,38     1,50   0,04  ║ 
║  5    1    88   FON    0,15     0,30  0,02    0,27     0,54   0,02    0,38     0,75   0,03  ║ 
║  5    1    89   FON    0,15     1,15  0,02    0,27     2,04   0,03    0,38     2,85   0,04  ║ 
║  5    1    90   FON    0,21     0,62  0,02    0,37     1,10   0,03    0,52     1,54   0,04  ║ 
║  5    1    91   FON    0,15     0,32  0,02    0,27     0,57   0,02    0,38     0,80   0,03  ║ 
║  5    1    92   FON    0,15     0,24  0,01    0,27     0,43   0,02    0,38     0,60   0,02  ║ 
║  5    1    93   FON    0,05     0,31  0,01    0,09     0,54   0,01    0,13     0,76   0,01  ║ 
║  5    1    94   FON    0,05     0,02  0,00    0,09     0,04   0,00    0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    95   FON   -0,05     0,30  0,01   -0,09     0,54   0,01   -0,13     0,75   0,01  ║ 
║  5    1    96   FON   -0,05     0,02  0,00   -0,09     0,04   0,00   -0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    1    97   FON   -0,21     0,42  0,03   -0,38     0,74   0,05   -0,53     1,03   0,05  ║ 
║  5    1    98   FON   -0,16     0,92  0,02   -0,28     1,62   0,03   -0,39     2,27   0,04  ║ 
║  5    1    99   FON   -0,16     0,62  0,02   -0,28     1,09   0,03   -0,39     1,53   0,04  ║ 
║  5    1   100   FON   -0,16     0,31  0,02   -0,28     0,54   0,02   -0,39     0,76   0,03  ║ 
║  5    1   101   FON   -0,16     1,15  0,02   -0,28     2,04   0,03   -0,39     2,86   0,04  ║ 
║  5    1   102   FON   -0,16     0,13  0,01   -0,28     0,24   0,01   -0,39     0,33   0,02  ║ 
║  5    1   103   FON    5,87     6,35  0,37    6,94     7,51   0,37    8,62     9,33   0,36  ║ 
║  5    1   104   FON   -0,21     0,18  0,01   -0,38     0,32   0,02   -0,53     0,45   0,02  ║ 
║  5    1   105   FON   -0,21     0,42  0,02   -0,38     0,74   0,03   -0,53     1,03   0,03  ║ 
║  5    1   106   FON   -0,21     0,42  0,02   -0,38     0,74   0,04   -0,53     1,03   0,04  ║ 
║  5    1   107   FON   -0,21     0,40  0,01   -0,38     0,71   0,02   -0,53     1,00   0,02  ║ 
║  5    1   108   FON   -0,21     0,28  0,02   -0,38     0,50   0,02   -0,53     0,70   0,03  ║ 
║  5    1   109   FON   -0,21     0,56  0,02   -0,38     0,98   0,03   -0,53     1,38   0,04  ║ 
║  5    1   110   FON   -0,21     0,14  0,01   -0,38     0,24   0,02   -0,53     0,34   0,02  ║ 
║  5    1   111   FON   -0,21     0,57  0,02   -0,38     1,01   0,03   -0,53     1,41   0,04  ║ 
║  5    1   112   FON   -0,33     0,28  0,02   -0,59     0,50   0,03   -0,82     0,70   0,03  ║ 
║  5    1   113   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,59     1,15   0,05   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1   114   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,59     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1   115   FON   -0,33     0,25  0,02   -0,59     0,44   0,03   -0,82     0,61   0,03  ║ 
║  5    1   116   FON   -0,33     0,28  0,02   -0,59     0,50   0,03   -0,82     0,70   0,03  ║ 
║  5    1   117   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,59     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1   118   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,59     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    1   119   FON   -0,33     0,34  0,02   -0,59     0,60   0,03   -0,82     0,84   0,04  ║ 
║  5    1   120   FON   -0,36     0,25  0,03   -0,64     0,44   0,04   -0,89     0,61   0,05  ║ 
║  5    1   121   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   122   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   123   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   124   FON   -0,36     0,68  0,04   -0,64     1,21   0,05   -0,89     1,69   0,06  ║ 
║  5    1   125   FON   -0,36     0,80  0,04   -0,64     1,41   0,05   -0,89     1,98   0,06  ║ 
║  5    1   126   FON   -0,36     0,52  0,03   -0,64     0,92   0,04   -0,89     1,29   0,05  ║ 
║  5    1   127   FON   -0,36     0,80  0,04   -0,64     1,41   0,06   -0,89     1,98   0,07  ║ 
║  5    1   128   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   129   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   130   FON   -0,36     0,01  0,00   -0,64     0,01   0,00   -0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    1   131   FON   -0,36     0,35  0,03   -0,64     0,61   0,05   -0,89     0,86   0,06  ║ 
║  5    1   132   FON   -0,16     0,31  0,02   -0,28     0,54   0,03   -0,39     0,76   0,03  ║ 
║  5    1   133   FON    5,31    50,70  0,87    5,90    56,27   0,81    7,26    58,01   0,80  ║ 
║  5    2     2   FON    5,31    50,70  0,87    5,90    56,27   0,81    7,26    58,01   0,80  ║ 
║  5    2     3   FON    5,49    44,44  0,80    6,21    50,34   0,76    7,68    55,27   0,75  ║ 
║  5    2     4   FON    5,49     2,36  0,27    6,21     2,68   0,25    7,68     3,31   0,25  ║ 
║  5    2     5   FON    4,90     2,20  0,36    5,69     2,55   0,35    6,58     2,95   0,33  ║ 
║  5    2     6   FON    4,52     2,23  0,35    4,99     2,46   0,33    5,64     2,79   0,29  ║ 
║  5    2     7   FON    5,49     1,04  0,17    6,21     1,18   0,16    7,68     1,46   0,15  ║ 
║  5    2     8   FON    5,49    49,00  0,83    6,21    55,51   0,79    7,68    58,86   0,78  ║ 
║  5    2     9   FON    5,60    44,51  0,73    6,42    51,04   0,69    7,95    61,30   0,69  ║ 
║  5    2    10   FON    5,60    33,40  0,79    6,42    38,30   0,75    7,95    42,42   0,75  ║ 
║  5    2    11   FON    5,60     4,77  0,34    6,42     5,46   0,32    7,95     6,77   0,32  ║ 
║  5    2    12   FON    5,60     6,73  0,40    6,42     7,71   0,38    7,95     9,56   0,38  ║ 
║  5    2    13   FON    5,60     8,11  0,44    6,42     9,30   0,42    7,95    11,53   0,42  ║ 
║  5    2    14   FON    5,60     4,77  0,33    6,42     5,46   0,31    7,95     6,77   0,31  ║ 
║  5    2    15   FON    5,60    38,64  0,82    6,42    44,31   0,78    7,95    47,36   0,77  ║ 
║  5    2    16   FON    5,60    42,45  0,70    6,42    48,67   0,67    7,95    60,33   0,66  ║ 
║  5    2    17   FON    5,66    42,61  0,71    6,54    49,20   0,68    8,12    59,94   0,68  ║ 
║  5    2    18   FON    5,66    12,59  0,51    6,54    14,54   0,49    8,12    18,05   0,48  ║ 
║  5    2    19   FON    5,66     2,54  0,23    6,54     2,93   0,22    8,12     3,64   0,22  ║ 
║  5    2    20   FON    5,66     6,13  0,36    6,54     7,08   0,35    8,12     8,78   0,35  ║ 
║  5    2    21   FON    5,66     6,81  0,38    6,54     7,86   0,37    8,12     9,76   0,37  ║ 
║  5    2    22   FON    5,66     1,79  0,16    6,54     2,07   0,16    8,11     2,56   0,16  ║ 
║  5    2    23   FON    5,66    12,59  0,51    6,54    14,54   0,49    8,12    18,05   0,49  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    2    24   FON    5,66    46,09  0,70    6,54    53,23   0,68    8,12    65,63   0,67  ║ 
║  5    2    25   FON    5,71    42,99  0,72    6,63    49,90   0,69    8,24    59,86   0,69  ║ 
║  5    2    26   FON    5,71    12,70  0,52    6,63    14,75   0,50    8,24    18,32   0,50  ║ 
║  5    2    27   FON    5,71     6,87  0,41    6,63     7,97   0,39    8,24     9,90   0,39  ║ 
║  5    2    28   FON    5,71     9,00  0,58    6,63    10,45   0,56    8,24    12,98   0,56  ║ 
║  5    2    29   FON    5,71    18,71  0,69    6,63    21,72   0,67    8,24    26,99   0,66  ║ 
║  5    2    30   FON    5,71    18,71  0,68    6,63    21,72   0,65    8,24    26,99   0,65  ║ 
║  5    2    31   FON    5,71     9,00  0,58    6,63    10,45   0,56    8,24    12,98   0,56  ║ 
║  5    2    32   FON    5,71     7,92  0,45    6,63     9,20   0,43    8,24    11,43   0,43  ║ 
║  5    2    33   FON    5,71    12,70  0,52    6,63    14,75   0,50    8,24    18,32   0,50  ║ 
║  5    2    34   FON    5,71    46,50  0,71    6,63    53,98   0,69    8,24    65,30   0,68  ║ 
║  5    2    35   FON    5,78    44,56  0,75    6,76    52,08   0,73    8,40    59,23   0,73  ║ 
║  5    2    36   FON    5,78    36,31  0,68    6,76    42,44   0,67    8,40    52,80   0,66  ║ 
║  5    2    37   FON    5,78     4,92  0,36    6,76     5,75   0,35    8,40     7,16   0,35  ║ 
║  5    2    38   FON    5,78     7,66  0,44    6,76     8,95   0,43    8,40    11,13   0,43  ║ 
║  5    2    39   FON    5,78     6,25  0,39    6,76     7,31   0,38    8,40     9,09   0,38  ║ 
║  5    2    40   FON    5,78     4,29  0,33    6,76     5,02   0,32    8,40     6,24   0,32  ║ 
║  5    2    41   FON    5,78    36,67  0,71    6,76    42,86   0,69    8,40    51,86   0,69  ║ 
║  5    2    42   FON    5,78    46,69  0,71    6,76    54,57   0,69    8,40    65,72   0,69  ║ 
║  5    2    43   FON    5,89    45,41  0,87    6,96    52,00   0,86    8,67    52,00   0,86  ║ 
║  5    2    44   FON    5,89     2,64  0,30    6,96     3,12   0,30    8,67     3,89   0,30  ║ 
║  5    2    45   FON    5,89    47,22  0,89    6,96    53,13   0,87    8,67    53,13   0,87  ║ 
║  5    2    46   FON    6,06    61,52  1,00    7,27    61,66   1,00    9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5    2    47   FON    6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    2    48   FON    6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    2    49   FON    5,78     4,92  0,61    6,76     5,75   0,59    8,40     7,16   0,59  ║ 
║  5    2    50   FON    6,06    60,79  1,00    7,27    60,79   1,00    9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5    2    51   FON    4,76    14,34  0,57    5,43    16,35   0,54    6,23    18,76   0,50  ║ 
║  5    2    52   FON    4,66    14,05  0,56    5,25    15,83   0,52    6,00    18,07   0,48  ║ 
║  5    2    53   FON    4,85     1,40  0,13    5,60     1,61   0,13    6,45     1,86   0,12  ║ 
║  5    2    54   FON    4,57     1,31  0,12    5,08     1,46   0,11    5,77     1,66   0,10  ║ 
║  5    2    55   FON    5,60     3,02  0,32    6,42     3,47   0,30    7,95     4,30   0,30  ║ 
║  5    2    56   FON    5,89     5,68  0,41    6,96     6,71   0,41    8,67     8,37   0,41  ║ 
║  5    2    57   FON    5,89     2,14  0,29    6,95     2,53   0,28    8,67     3,15   0,28  ║ 
║  5    2    58   FON    5,03     3,74  0,40    5,93     4,40   0,39    6,89     5,12   0,37  ║ 
║  5    2    59   FON    5,03     0,12  0,04    5,93     0,14   0,03    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    60   FON    5,03     0,12  0,03    5,93     0,14   0,03    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    61   FON    5,03     0,12  0,04    5,93     0,14   0,04    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    62   FON    5,03     9,22  0,51    5,93    10,86   0,50    6,89    12,63   0,47  ║ 
║  5    2    63   FON    5,03     9,22  0,42    5,93    10,86   0,42    6,89    12,63   0,39  ║ 
║  5    2    64   FON    5,03     9,22  0,42    5,93    10,86   0,42    6,89    12,63   0,39  ║ 
║  5    2    65   FON    5,03     9,22  0,52    5,93    10,86   0,51    6,89    12,63   0,47  ║ 
║  5    2    66   FON    5,03     0,12  0,03    5,93     0,14   0,03    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    67   FON    5,03     0,12  0,03    5,93     0,14   0,03    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    68   FON    5,03     0,12  0,03    5,93     0,14   0,03    6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    2    69   FON    5,03     5,44  0,54    5,93     6,41   0,53    6,89     7,46   0,49  ║ 
║  5    2    70   FON    5,01     4,55  0,33    5,89     5,35   0,33    6,84     6,21   0,30  ║ 
║  5    2    71   FON    5,01     9,83  0,46    5,89    11,56   0,45    6,84    13,43   0,42  ║ 
║  5    2    72   FON    5,01     9,83  0,46    5,89    11,56   0,45    6,84    13,43   0,42  ║ 
║  5    2    73   FON    5,01     3,46  0,29    5,89     4,06   0,28    6,84     4,72   0,26  ║ 
║  5    2    74   FON    5,01     4,27  0,32    5,89     5,02   0,32    6,84     5,83   0,29  ║ 
║  5    2    75   FON    5,01     9,83  0,45    5,89    11,56   0,44    6,84    13,43   0,41  ║ 
║  5    2    76   FON    5,01     9,83  0,45    5,89    11,56   0,44    6,84    13,43   0,41  ║ 
║  5    2    77   FON    5,01     5,13  0,34    5,89     6,02   0,34    6,84     7,00   0,31  ║ 
║  5    2    78   FON    4,90     4,73  0,34    5,69     5,49   0,32    6,58     6,35   0,30  ║ 
║  5    2    79   FON    4,90     9,62  0,47    5,69    11,17   0,45    6,58    12,91   0,42  ║ 
║  5    2    80   FON    4,90     9,62  0,55    5,69    11,17   0,53    6,58    12,91   0,49  ║ 
║  5    2    81   FON    4,90     8,98  0,32    5,69    10,43   0,31    6,58    12,05   0,29  ║ 
║  5    2    82   FON    4,90     6,49  0,35    5,69     7,54   0,34    6,58     8,71   0,31  ║ 
║  5    2    83   FON    4,90    12,84  0,49    5,69    14,90   0,47    6,58    17,22   0,44  ║ 
║  5    2    84   FON    4,90     4,18  0,30    5,69     4,85   0,29    6,58     5,60   0,27  ║ 
║  5    2    85   FON    4,90     9,62  0,76    5,69    11,17   0,74    6,58    12,60   0,68  ║ 
║  5    2    86   FON    4,85    28,35  0,68    5,60    32,70   0,65    6,45    37,71   0,60  ║ 
║  5    2    87   FON    4,85    19,05  0,69    5,60    21,98   0,66    6,45    25,35   0,61  ║ 
║  5    2    88   FON    4,85     9,52  0,50    5,60    10,98   0,48    6,45    12,66   0,44  ║ 
║  5    2    89   FON    4,85    36,20  0,72    5,60    41,76   0,70    6,45    48,16   0,64  ║ 
║  5    2    90   FON    4,90    14,45  0,54    5,69    16,77   0,52    6,58    19,39   0,48  ║ 
║  5    2    91   FON    4,85    10,15  0,49    5,60    11,71   0,47    6,45    13,50   0,43  ║ 
║  5    2    92   FON    4,85     7,64  0,45    5,60     8,82   0,43    6,45    10,17   0,40  ║ 
║  5    2    93   FON    4,76    27,81  0,71    5,43    31,71   0,68    6,23    36,39   0,62  ║ 
║  5    2    94   FON    4,76     2,13  0,22    5,43     2,43   0,21    6,23     2,79   0,19  ║ 
║  5    2    95   FON    4,66    27,26  0,69    5,25    30,70   0,65    6,00    35,05   0,60  ║ 
║  5    2    96   FON    4,66     2,09  0,22    5,25     2,36   0,20    6,00     2,69   0,19  ║ 
║  5    2    97   FON    4,52     8,87  0,70    4,99     9,79   0,65    5,64    11,08   0,59  ║ 
║  5    2    98   FON    4,57    26,71  0,64    5,08    29,68   0,60    5,77    33,70   0,54  ║ 
║  5    2    99   FON    4,57    17,95  0,66    5,08    19,95   0,61    5,77    22,65   0,55  ║ 
║  5    2   100   FON    4,57     8,97  0,45    5,08     9,97   0,42    5,77    11,32   0,38  ║ 
║  5    2   101   FON    4,57    33,54  0,65    5,08    37,28   0,60    5,77    42,32   0,55  ║ 
║  5    2   102   FON    4,57     3,89  0,27    5,08     4,33   0,25    5,77     4,91   0,23  ║ 
║  5    2   103   FON    5,89     6,37  0,37    6,96     7,53   0,37    8,67     9,38   0,37  ║ 
║  5    2   104   FON    4,52     3,85  0,28    4,99     4,25   0,26    5,64     4,81   0,24  ║ 
║  5    2   105   FON    4,52     8,87  0,43    4,99     9,79   0,39    5,64    11,08   0,35  ║ 
║  5    2   106   FON    4,52     8,87  0,52    4,99     9,79   0,47    5,64    11,08   0,43  ║ 
║  5    2   107   FON    4,52     8,58  0,30    4,99     9,46   0,28    5,64    10,71   0,25  ║ 
║  5    2   108   FON    4,52     5,99  0,36    4,99     6,61   0,33    5,64     7,48   0,30  ║ 
║  5    2   109   FON    4,52    11,83  0,47    4,99    13,06   0,43    5,64    14,78   0,39  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
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 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    2   110   FON    4,52     2,89  0,23    4,99     3,19   0,21    5,64     3,60   0,19  ║ 
║  5    2   111   FON    4,52    12,13  0,48    4,99    13,39   0,44    5,64    15,15   0,40  ║ 
║  5    2   112   FON    4,41     3,76  0,28    4,79     4,08   0,25    5,38     4,58   0,22  ║ 
║  5    2   113   FON    4,41     8,66  0,41    4,79     9,40   0,37    5,38    10,56   0,33  ║ 
║  5    2   114   FON    4,41     8,66  0,40    4,79     9,40   0,36    5,38    10,56   0,33  ║ 
║  5    2   115   FON    4,41     3,28  0,27    4,79     3,56   0,24    5,38     4,00   0,22  ║ 
║  5    2   116   FON    4,41     3,76  0,28    4,79     4,08   0,25    5,38     4,58   0,22  ║ 
║  5    2   117   FON    4,41     8,66  0,40    4,79     9,40   0,36    5,38    10,56   0,32  ║ 
║  5    2   118   FON    4,41     8,66  0,40    4,79     9,40   0,36    5,38    10,56   0,32  ║ 
║  5    2   119   FON    4,41     4,51  0,30    4,79     4,90   0,28    5,38     5,51   0,25  ║ 
║  5    2   120   FON    4,39     3,03  0,36    4,74     3,27   0,33    5,32     3,67   0,29  ║ 
║  5    2   121   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   122   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   123   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   124   FON    4,39     8,32  0,45    4,74     9,00   0,41    5,32    10,09   0,37  ║ 
║  5    2   125   FON    4,39     9,76  0,45    4,74    10,55   0,41    5,32    11,83   0,37  ║ 
║  5    2   126   FON    4,39     6,36  0,36    4,74     6,87   0,32    5,32     7,71   0,29  ║ 
║  5    2   127   FON    4,39     9,76  0,49    4,74    10,55   0,44    5,32    11,83   0,40  ║ 
║  5    2   128   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   129   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   130   FON    4,39     0,10  0,03    4,74     0,11   0,03    5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    2   131   FON    4,39     4,23  0,42    4,74     4,58   0,38    5,32     5,13   0,34  ║ 
║  5    2   132   FON    4,57     8,97  0,54    5,08     9,97   0,50    5,77    11,32   0,45  ║ 
║  5    2   133   FON    2,63    25,05  0,43    3,03    28,88   0,41    3,50    33,42   0,38  ║ 
║  5    3     2   FON    2,63    25,05  0,43    3,03    28,88   0,41    3,50    33,42   0,38  ║ 
║  5    3     3   FON    2,60    21,10  0,38    3,00    24,34   0,37    3,47    28,09   0,34  ║ 
║  5    3     4   FON    2,60     1,12  0,13    3,00     1,29   0,12    3,47     1,49   0,11  ║ 
║  5    3     5   FON    6,38     2,86  0,47    7,66     3,43   0,47    9,55     4,29   0,47  ║ 
║  5    3     6   FON    6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    3     7   FON    2,60     0,49  0,08    3,00     0,57   0,08    3,47     0,66   0,07  ║ 
║  5    3     8   FON    2,60    23,26  0,40    3,00    26,84   0,38    3,47    30,97   0,35  ║ 
║  5    3     9   FON    2,59    20,60  0,34    2,99    23,78   0,32    3,44    27,39   0,30  ║ 
║  5    3    10   FON    2,59    15,46  0,36    2,99    17,85   0,35    3,44    20,56   0,32  ║ 
║  5    3    11   FON    2,59     2,21  0,16    2,99     2,55   0,15    3,44     2,93   0,14  ║ 
║  5    3    12   FON    2,59     3,11  0,19    2,99     3,59   0,18    3,44     4,14   0,16  ║ 
║  5    3    13   FON    2,59     3,75  0,21    2,99     4,33   0,20    3,44     4,99   0,18  ║ 
║  5    3    14   FON    2,59     2,21  0,15    2,99     2,55   0,15    3,44     2,93   0,14  ║ 
║  5    3    15   FON    2,59    17,89  0,38    2,99    20,65   0,36    3,44    23,78   0,33  ║ 
║  5    3    16   FON    2,59    19,65  0,32    2,99    22,68   0,31    3,44    26,12   0,29  ║ 
║  5    3    17   FON    2,58    19,42  0,32    2,98    22,43   0,31    3,43    25,81   0,29  ║ 
║  5    3    18   FON    2,58     5,74  0,23    2,98     6,63   0,22    3,43     7,63   0,20  ║ 
║  5    3    19   FON    2,58     1,16  0,11    2,98     1,34   0,10    3,43     1,54   0,09  ║ 
║  5    3    20   FON    2,58     2,79  0,17    2,98     3,23   0,16    3,43     3,71   0,15  ║ 
║  5    3    21   FON    2,58     3,10  0,18    2,98     3,58   0,17    3,43     4,12   0,16  ║ 
║  5    3    22   FON    2,58     0,82  0,07    2,98     0,94   0,07    3,43     1,08   0,07  ║ 
║  5    3    23   FON    2,58     5,74  0,23    2,98     6,63   0,22    3,43     7,63   0,21  ║ 
║  5    3    24   FON    2,58    21,01  0,32    2,98    24,26   0,31    3,43    27,92   0,28  ║ 
║  5    3    25   FON    2,58    19,38  0,32    2,97    22,38   0,31    3,42    25,73   0,29  ║ 
║  5    3    26   FON    2,58     5,73  0,23    2,97     6,61   0,22    3,42     7,60   0,21  ║ 
║  5    3    27   FON    2,58     3,10  0,18    2,97     3,58   0,18    3,42     4,11   0,16  ║ 
║  5    3    28   FON    2,58     4,06  0,26    2,97     4,69   0,25    3,42     5,39   0,23  ║ 
║  5    3    29   FON    2,58     8,44  0,31    2,97     9,74   0,30    3,42    11,20   0,28  ║ 
║  5    3    30   FON    2,58     8,44  0,30    2,97     9,74   0,29    3,42    11,20   0,27  ║ 
║  5    3    31   FON    2,58     4,06  0,26    2,97     4,69   0,25    3,42     5,39   0,23  ║ 
║  5    3    32   FON    2,58     3,57  0,20    2,97     4,12   0,19    3,42     4,74   0,18  ║ 
║  5    3    33   FON    2,58     5,73  0,23    2,97     6,61   0,22    3,42     7,60   0,21  ║ 
║  5    3    34   FON    2,58    20,96  0,32    2,97    24,21   0,31    3,42    27,83   0,28  ║ 
║  5    3    35   FON    2,57    19,79  0,33    2,97    22,86   0,32    3,41    26,25   0,30  ║ 
║  5    3    36   FON    2,57    16,13  0,30    2,97    18,63   0,29    3,41    21,39   0,27  ║ 
║  5    3    37   FON    2,57     2,19  0,16    2,97     2,53   0,15    3,41     2,90   0,14  ║ 
║  5    3    38   FON    2,57     3,40  0,20    2,97     3,93   0,19    3,41     4,51   0,17  ║ 
║  5    3    39   FON    2,57     2,78  0,17    2,97     3,21   0,17    3,41     3,68   0,15  ║ 
║  5    3    40   FON    2,57     1,91  0,15    2,97     2,20   0,14    3,41     2,53   0,13  ║ 
║  5    3    41   FON    2,57    16,29  0,31    2,97    18,82   0,30    3,41    21,61   0,28  ║ 
║  5    3    42   FON    2,57    20,74  0,32    2,97    23,96   0,30    3,41    27,51   0,28  ║ 
║  5    3    43   FON    2,55    19,68  0,38    2,95    22,75   0,36    3,38    26,07   0,33  ║ 
║  5    3    44   FON    2,55     1,15  0,13    2,95     1,32   0,13    3,38     1,52   0,12  ║ 
║  5    3    45   FON    2,55    20,47  0,39    2,95    23,66   0,37    3,38    27,11   0,34  ║ 
║  5    3    46   FON    2,53    25,69  0,42    2,93    29,72   0,40    3,35    33,96   0,37  ║ 
║  5    3    47   FON    2,53     1,14  0,14    2,93     1,31   0,13    3,35     1,50   0,12  ║ 
║  5    3    48   FON    2,53     1,88  0,18    2,93     2,18   0,17    3,35     2,49   0,16  ║ 
║  5    3    49   FON    2,57     2,19  0,27    2,97     2,53   0,26    3,41     2,90   0,24  ║ 
║  5    3    50   FON    2,53    25,38  0,42    2,93    29,37   0,40    3,35    33,55   0,37  ║ 
║  5    3    51   FON    6,39    19,26  0,77    7,68    23,13   0,77    9,58    25,18   0,76  ║ 
║  5    3    52   FON    6,40    19,30  0,77    7,69    23,16   0,77    9,60    25,18   0,77  ║ 
║  5    3    53   FON    6,38     1,84  0,18    7,66     2,20   0,18    9,57     2,75   0,18  ║ 
║  5    3    54   FON    6,42     1,85  0,17    7,70     2,22   0,17    9,62     2,77   0,17  ║ 
║  5    3    55   FON    2,59     1,40  0,15    2,99     1,62   0,14    3,44     1,86   0,13  ║ 
║  5    3    56   FON    2,55     2,46  0,18    2,95     2,85   0,17    3,38     3,26   0,16  ║ 
║  5    3    57   FON    2,55     0,93  0,13    2,95     1,07   0,12    3,38     1,23   0,11  ║ 
║  5    3    58   FON    6,36     4,72  0,51    7,64     5,67   0,51    9,53     7,08   0,51  ║ 
║  5    3    59   FON    6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    60   FON    6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    61   FON    6,36     0,15  0,05    7,64     0,18   0,05    9,53     0,22   0,05  ║ 
║  5    3    62   FON    6,36    11,65  0,65    7,64    14,00   0,65    9,53    17,46   0,65  ║ 
║  5    3    63   FON    6,36    11,65  0,53    7,64    14,00   0,54    9,53    17,46   0,53  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    3    64   FON    6,36    11,65  0,54    7,64    14,00   0,54    9,53    17,46   0,53  ║ 
║  5    3    65   FON    6,36    11,65  0,65    7,64    14,00   0,65    9,53    17,46   0,65  ║ 
║  5    3    66   FON    6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    67   FON    6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    68   FON    6,36     0,15  0,04    7,64     0,18   0,04    9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    3    69   FON    6,36     6,88  0,68    7,64     8,27   0,68    9,53    10,13   0,68  ║ 
║  5    3    70   FON    6,36     5,78  0,42    7,64     6,94   0,42    9,53     8,65   0,42  ║ 
║  5    3    71   FON    6,36    12,48  0,59    7,64    15,00   0,59    9,53    18,70   0,59  ║ 
║  5    3    72   FON    6,36    12,48  0,58    7,64    15,00   0,58    9,53    18,70   0,58  ║ 
║  5    3    73   FON    6,36     4,39  0,36    7,64     5,27   0,36    9,53     6,58   0,36  ║ 
║  5    3    74   FON    6,36     5,42  0,41    7,64     6,51   0,41    9,53     8,12   0,41  ║ 
║  5    3    75   FON    6,36    12,48  0,58    7,64    15,00   0,58    9,53    18,70   0,58  ║ 
║  5    3    76   FON    6,36    12,48  0,57    7,64    15,00   0,57    9,53    18,70   0,57  ║ 
║  5    3    77   FON    6,36     6,51  0,44    7,64     7,82   0,44    9,53     9,75   0,44  ║ 
║  5    3    78   FON    6,38     6,15  0,44    7,66     7,39   0,44    9,55     9,22   0,44  ║ 
║  5    3    79   FON    6,38    12,51  0,61    7,66    15,03   0,61    9,55    18,75   0,60  ║ 
║  5    3    80   FON    6,38    12,51  0,71    7,66    15,03   0,71    9,55    17,53   0,71  ║ 
║  5    3    81   FON    6,38    11,68  0,42    7,66    14,03   0,42    9,55    17,51   0,42  ║ 
║  5    3    82   FON    6,38     8,44  0,46    7,66    10,14   0,46    9,55    12,66   0,46  ║ 
║  5    3    83   FON    6,38    16,69  0,64    7,66    20,05   0,64    9,55    25,02   0,64  ║ 
║  5    3    84   FON    6,38     5,43  0,39    7,66     6,52   0,39    9,55     8,14   0,39  ║ 
║  5    3    85   FON    6,38    12,51  0,99    7,66    12,60   0,99    9,55    12,60   0,99  ║ 
║  5    3    86   FON    6,38    37,29  0,90    7,66    41,67   0,90    9,57    41,67   0,89  ║ 
║  5    3    87   FON    6,38    25,06  0,91    7,66    27,57   0,91    9,57    27,57   0,91  ║ 
║  5    3    88   FON    6,38    12,52  0,65    7,66    15,04   0,65    9,57    18,77   0,65  ║ 
║  5    3    89   FON    6,38    47,62  0,95    7,66    49,95   0,95    9,57    49,95   0,95  ║ 
║  5    3    90   FON    6,38    18,79  0,70    7,66    22,57   0,70    9,55    26,81   0,70  ║ 
║  5    3    91   FON    6,38    13,36  0,64    7,66    16,04   0,64    9,57    20,02   0,64  ║ 
║  5    3    92   FON    6,38    10,06  0,59    7,66    12,08   0,59    9,57    15,07   0,59  ║ 
║  5    3    93   FON    6,39    37,36  0,96    7,68    39,04   0,96    9,58    39,04   0,96  ║ 
║  5    3    94   FON    6,39     2,87  0,30    7,68     3,44   0,30    9,58     4,30   0,30  ║ 
║  5    3    95   FON    6,40    37,43  0,95    7,69    39,26   0,95    9,60    39,26   0,95  ║ 
║  5    3    96   FON    6,40     2,87  0,30    7,69     3,45   0,30    9,60     4,31   0,30  ║ 
║  5    3    97   FON    6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    3    98   FON    6,42    37,50  0,90    7,70    41,54   0,90    9,62    41,54   0,90  ║ 
║  5    3    99   FON    6,42    25,20  0,92    7,70    27,37   0,92    9,62    27,37   0,92  ║ 
║  5    3   100   FON    6,42    12,59  0,63    7,70    15,11   0,63    9,62    18,88   0,63  ║ 
║  5    3   101   FON    6,42    47,09  0,91    7,70    51,59   0,91    9,62    51,59   0,91  ║ 
║  5    3   102   FON    6,42     5,46  0,38    7,70     6,56   0,38    9,62     8,20   0,38  ║ 
║  5    3   103   FON    2,55     2,76  0,16    2,95     3,19   0,16    3,38     3,66   0,14  ║ 
║  5    3   104   FON    6,42     5,47  0,40    7,71     6,56   0,40    9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5    3   105   FON    6,42    12,60  0,60    7,71    15,12   0,60    9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5    3   106   FON    6,42    12,60  0,73    7,71    15,12   0,73    9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5    3   107   FON    6,42    12,19  0,43    7,71    14,62   0,43    9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5    3   108   FON    6,42     8,51  0,51    7,71    10,21   0,51    9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5    3   109   FON    6,42    16,82  0,66    7,71    20,18   0,66    9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5    3   110   FON    6,42     4,10  0,32    7,71     4,92   0,32    9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5    3   111   FON    6,42    17,24  0,68    7,71    20,69   0,68    9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5    3   112   FON    6,44     5,48  0,40    7,72     6,58   0,40    9,66     8,22   0,40  ║ 
║  5    3   113   FON    6,44    12,63  0,60    7,72    15,15   0,60    9,66    18,95   0,60  ║ 
║  5    3   114   FON    6,44    12,63  0,59    7,72    15,15   0,59    9,66    18,95   0,59  ║ 
║  5    3   115   FON    6,44     4,78  0,39    7,72     5,73   0,39    9,66     7,17   0,39  ║ 
║  5    3   116   FON    6,44     5,48  0,40    7,72     6,58   0,40    9,66     8,22   0,40  ║ 
║  5    3   117   FON    6,44    12,63  0,58    7,72    15,15   0,58    9,66    18,95   0,58  ║ 
║  5    3   118   FON    6,44    12,63  0,58    7,72    15,15   0,58    9,66    18,95   0,58  ║ 
║  5    3   119   FON    6,44     6,58  0,44    7,72     7,90   0,44    9,66     9,88   0,44  ║ 
║  5    3   120   FON    6,44     4,44  0,53    7,72     5,33   0,53    9,66     6,67   0,53  ║ 
║  5    3   121   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   122   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   123   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   124   FON    6,44    12,22  0,67    7,72    14,66   0,66    9,66    18,33   0,67  ║ 
║  5    3   125   FON    6,44    14,32  0,66    7,72    17,18   0,66    9,66    21,49   0,66  ║ 
║  5    3   126   FON    6,44     9,33  0,53    7,72    11,20   0,52    9,66    14,00   0,53  ║ 
║  5    3   127   FON    6,44    14,32  0,72    7,72    17,18   0,72    9,66    19,92   0,72  ║ 
║  5    3   128   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   129   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   130   FON    6,44     0,15  0,05    7,72     0,18   0,05    9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    3   131   FON    6,44     6,21  0,62    7,72     7,45   0,62    9,66     9,32   0,62  ║ 
║  5    3   132   FON    6,42    12,59  0,75    7,70    15,11   0,75    9,62    16,76   0,75  ║ 
║  5    3   133   FON    0,24     2,26  0,04    0,28     2,71   0,04    0,36     3,46   0,04  ║ 
║  5    4     2   FON    0,24     2,26  0,04    0,28     2,71   0,04    0,36     3,46   0,04  ║ 
║  5    4     3   FON    0,13     1,05  0,02    0,16     1,26   0,02    0,20     1,61   0,02  ║ 
║  5    4     4   FON    0,13     0,06  0,01    0,16     0,07   0,01    0,20     0,09   0,01  ║ 
║  5    4     5   FON    6,19     2,77  0,46    7,42     3,33   0,46    9,27     4,16   0,46  ║ 
║  5    4     6   FON    6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    4     7   FON    0,13     0,02  0,00    0,16     0,03   0,00    0,20     0,04   0,00  ║ 
║  5    4     8   FON    0,13     1,16  0,02    0,16     1,39   0,02    0,20     1,78   0,02  ║ 
║  5    4     9   FON    0,06     0,49  0,01    0,07     0,58   0,01    0,09     0,75   0,01  ║ 
║  5    4    10   FON    0,06     0,37  0,01    0,07     0,44   0,01    0,09     0,56   0,01  ║ 
║  5    4    11   FON    0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,09     0,08   0,00  ║ 
║  5    4    12   FON    0,06     0,07  0,00    0,07     0,09   0,00    0,09     0,11   0,00  ║ 
║  5    4    13   FON    0,06     0,09  0,00    0,07     0,11   0,00    0,09     0,14   0,00  ║ 
║  5    4    14   FON    0,06     0,05  0,00    0,07     0,06   0,00    0,09     0,08   0,00  ║ 
║  5    4    15   FON    0,06     0,42  0,01    0,07     0,51   0,01    0,09     0,65   0,01  ║ 
║  5    4    16   FON    0,06     0,46  0,01    0,07     0,56   0,01    0,09     0,71   0,01  ║ 
║  5    4    17   FON    0,02     0,15  0,00    0,02     0,18   0,00    0,03     0,23   0,00  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    4    18   FON    0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    19   FON    0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    20   FON    0,02     0,02  0,00    0,02     0,03   0,00    0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    21   FON    0,02     0,02  0,00    0,02     0,03   0,00    0,03     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    22   FON    0,02     0,01  0,00    0,02     0,01   0,00    0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5    4    23   FON    0,02     0,04  0,00    0,02     0,05   0,00    0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    24   FON    0,02     0,16  0,00    0,02     0,19   0,00    0,03     0,24   0,00  ║ 
║  5    4    25   FON   -0,01     0,09  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,02     0,13   0,00  ║ 
║  5    4    26   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    27   FON   -0,01     0,01  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    28   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    29   FON   -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    30   FON   -0,01     0,04  0,00   -0,01     0,05   0,00   -0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    31   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5    4    32   FON   -0,01     0,02  0,00   -0,01     0,02   0,00   -0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5    4    33   FON   -0,01     0,03  0,00   -0,01     0,03   0,00   -0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5    4    34   FON   -0,01     0,10  0,00   -0,01     0,11   0,00   -0,02     0,15   0,00  ║ 
║  5    4    35   FON   -0,05     0,41  0,01   -0,06     0,49   0,01   -0,08     0,63   0,01  ║ 
║  5    4    36   FON   -0,05     0,33  0,01   -0,06     0,40   0,01   -0,08     0,51   0,01  ║ 
║  5    4    37   FON   -0,05     0,05  0,00   -0,06     0,05   0,00   -0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5    4    38   FON   -0,05     0,07  0,00   -0,06     0,08   0,00   -0,08     0,11   0,00  ║ 
║  5    4    39   FON   -0,05     0,06  0,00   -0,06     0,07   0,00   -0,08     0,09   0,00  ║ 
║  5    4    40   FON   -0,05     0,04  0,00   -0,06     0,05   0,00   -0,08     0,06   0,00  ║ 
║  5    4    41   FON   -0,05     0,34  0,01   -0,06     0,41   0,01   -0,08     0,52   0,01  ║ 
║  5    4    42   FON   -0,05     0,43  0,01   -0,06     0,52   0,01   -0,08     0,66   0,01  ║ 
║  5    4    43   FON   -0,12     0,94  0,02   -0,15     1,13   0,02   -0,19     1,44   0,02  ║ 
║  5    4    44   FON   -0,12     0,05  0,01   -0,15     0,07   0,01   -0,19     0,08   0,01  ║ 
║  5    4    45   FON   -0,12     0,98  0,02   -0,15     1,17   0,02   -0,19     1,50   0,02  ║ 
║  5    4    46   FON   -0,23     2,32  0,04   -0,27     2,78   0,04   -0,35     3,55   0,04  ║ 
║  5    4    47   FON   -0,23     0,10  0,01   -0,27     0,12   0,01   -0,35     0,16   0,01  ║ 
║  5    4    48   FON   -0,23     0,17  0,02   -0,27     0,20   0,02   -0,35     0,26   0,02  ║ 
║  5    4    49   FON   -0,05     0,05  0,01   -0,06     0,05   0,01   -0,08     0,07   0,01  ║ 
║  5    4    50   FON   -0,23     2,29  0,04   -0,27     2,75   0,04   -0,35     3,51   0,04  ║ 
║  5    4    51   FON    6,27    18,90  0,75    7,53    22,69   0,75    9,41    25,18   0,75  ║ 
║  5    4    52   FON    6,33    19,08  0,76    7,60    22,90   0,76    9,50    25,18   0,76  ║ 
║  5    4    53   FON    6,22     1,79  0,17    7,46     2,15   0,17    9,32     2,68   0,17  ║ 
║  5    4    54   FON    6,39     1,84  0,17    7,67     2,21   0,17    9,59     2,76   0,17  ║ 
║  5    4    55   FON    0,06     0,03  0,00    0,07     0,04   0,00    0,09     0,05   0,00  ║ 
║  5    4    56   FON   -0,12     0,12  0,01   -0,15     0,14   0,01   -0,19     0,18   0,01  ║ 
║  5    4    57   FON   -0,12     0,04  0,01   -0,14     0,05   0,01   -0,18     0,07   0,01  ║ 
║  5    4    58   FON    6,11     4,53  0,49    7,33     5,44   0,49    9,15     6,79   0,49  ║ 
║  5    4    59   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    60   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    61   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    62   FON    6,11    11,19  0,62    7,33    13,43   0,62    9,15    16,77   0,62  ║ 
║  5    4    63   FON    6,11    11,19  0,51    7,33    13,43   0,51    9,15    16,77   0,51  ║ 
║  5    4    64   FON    6,11    11,19  0,51    7,33    13,43   0,51    9,15    16,77   0,51  ║ 
║  5    4    65   FON    6,11    11,19  0,63    7,33    13,43   0,63    9,15    16,77   0,63  ║ 
║  5    4    66   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    67   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    68   FON    6,11     0,14  0,04    7,33     0,17   0,04    9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5    4    69   FON    6,11     6,61  0,65    7,33     7,93   0,65    9,15     9,90   0,65  ║ 
║  5    4    70   FON    6,12     5,55  0,41    7,34     6,67   0,41    9,17     8,32   0,41  ║ 
║  5    4    71   FON    6,12    12,01  0,57    7,34    14,41   0,57    9,17    17,99   0,56  ║ 
║  5    4    72   FON    6,12    12,01  0,56    7,34    14,41   0,56    9,17    17,99   0,56  ║ 
║  5    4    73   FON    6,12     4,22  0,35    7,34     5,07   0,35    9,17     6,33   0,35  ║ 
║  5    4    74   FON    6,12     5,21  0,40    7,34     6,25   0,40    9,17     7,81   0,39  ║ 
║  5    4    75   FON    6,12    12,01  0,55    7,34    14,41   0,55    9,17    17,99   0,55  ║ 
║  5    4    76   FON    6,12    12,01  0,55    7,34    14,41   0,55    9,17    17,99   0,55  ║ 
║  5    4    77   FON    6,12     6,26  0,42    7,34     7,51   0,42    9,17     9,38   0,42  ║ 
║  5    4    78   FON    6,19     5,97  0,42    7,42     7,16   0,42    9,27     8,95   0,42  ║ 
║  5    4    79   FON    6,19    12,14  0,59    7,42    14,57   0,59    9,27    18,19   0,59  ║ 
║  5    4    80   FON    6,19    12,14  0,69    7,42    14,57   0,69    9,27    17,53   0,69  ║ 
║  5    4    81   FON    6,19    11,33  0,41    7,42    13,60   0,41    9,27    16,99   0,41  ║ 
║  5    4    82   FON    6,19     8,19  0,44    7,42     9,83   0,44    9,27    12,28   0,44  ║ 
║  5    4    83   FON    6,19    16,19  0,62    7,42    19,43   0,62    9,27    24,27   0,62  ║ 
║  5    4    84   FON    6,19     5,27  0,38    7,42     6,32   0,38    9,27     7,90   0,38  ║ 
║  5    4    85   FON    6,19    12,14  0,96    7,42    12,60   0,96    9,27    12,60   0,96  ║ 
║  5    4    86   FON    6,22    36,33  0,87    7,46    41,67   0,87    9,32    41,67   0,87  ║ 
║  5    4    87   FON    6,22    24,42  0,89    7,46    27,57   0,89    9,32    27,57   0,89  ║ 
║  5    4    88   FON    6,22    12,20  0,64    7,46    14,64   0,64    9,32    18,29   0,63  ║ 
║  5    4    89   FON    6,22    46,40  0,93    7,46    49,95   0,93    9,32    49,95   0,93  ║ 
║  5    4    90   FON    6,19    18,23  0,68    7,42    21,88   0,68    9,27    26,81   0,68  ║ 
║  5    4    91   FON    6,22    13,01  0,62    7,46    15,61   0,62    9,32    19,50   0,62  ║ 
║  5    4    92   FON    6,22     9,80  0,57    7,46    11,76   0,57    9,32    14,68   0,57  ║ 
║  5    4    93   FON    6,27    36,67  0,94    7,53    39,04   0,94    9,41    39,04   0,94  ║ 
║  5    4    94   FON    6,27     2,81  0,29    7,53     3,38   0,29    9,41     4,22   0,29  ║ 
║  5    4    95   FON    6,33    37,01  0,94    7,60    39,26   0,94    9,50    39,26   0,94  ║ 
║  5    4    96   FON    6,33     2,84  0,29    7,60     3,41   0,29    9,50     4,26   0,29  ║ 
║  5    4    97   FON    6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    4    98   FON    6,39    37,35  0,90    7,67    41,54   0,90    9,59    41,54   0,90  ║ 
║  5    4    99   FON    6,39    25,11  0,92    7,67    27,37   0,92    9,59    27,37   0,92  ║ 
║  5    4   100   FON    6,39    12,54  0,63    7,67    15,05   0,63    9,59    18,81   0,63  ║ 
║  5    4   101   FON    6,39    46,91  0,91    7,67    51,59   0,91    9,59    51,59   0,91  ║ 
║  5    4   102   FON    6,39     5,44  0,38    7,67     6,53   0,38    9,59     8,16   0,38  ║ 
║  5    4   103   FON   -0,12     0,13  0,01   -0,15     0,16   0,01   -0,19     0,20   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

426 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    4   104   FON    6,42     5,47  0,40    7,71     6,56   0,40    9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5    4   105   FON    6,42    12,60  0,60    7,71    15,12   0,60    9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5    4   106   FON    6,42    12,60  0,73    7,71    15,12   0,73    9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5    4   107   FON    6,42    12,19  0,43    7,71    14,62   0,43    9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5    4   108   FON    6,42     8,51  0,51    7,71    10,21   0,51    9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5    4   109   FON    6,42    16,82  0,66    7,71    20,18   0,66    9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5    4   110   FON    6,42     4,10  0,32    7,71     4,92   0,32    9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5    4   111   FON    6,42    17,24  0,68    7,71    20,69   0,68    9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5    4   112   FON    6,49     5,53  0,41    7,79     6,63   0,41    9,74     8,29   0,41  ║ 
║  5    4   113   FON    6,49    12,74  0,60    7,79    15,28   0,60    9,74    19,11   0,60  ║ 
║  5    4   114   FON    6,49    12,74  0,59    7,79    15,28   0,59    9,74    19,11   0,59  ║ 
║  5    4   115   FON    6,49     4,82  0,39    7,79     5,78   0,39    9,74     7,23   0,39  ║ 
║  5    4   116   FON    6,49     5,53  0,41    7,79     6,63   0,41    9,74     8,29   0,41  ║ 
║  5    4   117   FON    6,49    12,74  0,59    7,79    15,28   0,59    9,74    19,11   0,59  ║ 
║  5    4   118   FON    6,49    12,74  0,58    7,79    15,28   0,58    9,74    19,11   0,58  ║ 
║  5    4   119   FON    6,49     6,64  0,45    7,79     7,97   0,45    9,74     9,96   0,45  ║ 
║  5    4   120   FON    6,51     4,49  0,54    7,81     5,39   0,54    9,76     6,73   0,54  ║ 
║  5    4   121   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   122   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   123   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   124   FON    6,51    12,34  0,67    7,81    14,81   0,67    9,76    18,37   0,67  ║ 
║  5    4   125   FON    6,51    14,47  0,67    7,81    17,36   0,67    9,76    21,56   0,67  ║ 
║  5    4   126   FON    6,51     9,43  0,53    7,81    11,31   0,53    9,76    14,15   0,53  ║ 
║  5    4   127   FON    6,51    14,47  0,73    7,81    17,36   0,73    9,76    19,92   0,73  ║ 
║  5    4   128   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   129   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   130   FON    6,51     0,15  0,05    7,81     0,18   0,05    9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5    4   131   FON    6,51     6,28  0,63    7,81     7,53   0,63    9,76     9,42   0,63  ║ 
║  5    4   132   FON    6,39    12,54  0,75    7,67    15,05   0,75    9,59    16,76   0,75  ║ 
║  5    4   133   FON   -2,08    19,87  0,34   -2,40    22,94   0,33   -2,72    25,97   0,30  ║ 
║  5    5     2   FON   -2,08    19,87  0,34   -2,40    22,94   0,33   -2,72    25,97   0,30  ║ 
║  5    5     3   FON   -2,27    18,41  0,33   -2,64    21,35   0,32   -3,01    24,39   0,29  ║ 
║  5    5     4   FON   -2,27     0,98  0,11   -2,64     1,14   0,11   -3,01     1,30   0,10  ║ 
║  5    5     5   FON    6,00     2,69  0,44    7,19     3,23   0,44    8,99     4,03   0,44  ║ 
║  5    5     6   FON    6,42     3,17  0,50    7,71     3,80   0,50    9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    5     7   FON   -2,27     0,43  0,07   -2,64     0,50   0,07   -3,01     0,57   0,06  ║ 
║  5    5     8   FON   -2,27    20,29  0,34   -2,64    23,54   0,33   -3,01    26,89   0,30  ║ 
║  5    5     9   FON   -2,39    19,04  0,31   -2,78    22,15   0,30   -3,19    25,42   0,28  ║ 
║  5    5    10   FON   -2,39    14,29  0,34   -2,78    16,62   0,33   -3,19    19,07   0,30  ║ 
║  5    5    11   FON   -2,39     2,04  0,14   -2,78     2,37   0,14   -3,19     2,72   0,13  ║ 
║  5    5    12   FON   -2,39     2,88  0,17   -2,78     3,35   0,17   -3,19     3,84   0,15  ║ 
║  5    5    13   FON   -2,39     3,47  0,19   -2,78     4,03   0,18   -3,19     4,63   0,17  ║ 
║  5    5    14   FON   -2,39     2,04  0,14   -2,78     2,37   0,14   -3,19     2,72   0,13  ║ 
║  5    5    15   FON   -2,39    16,53  0,35   -2,78    19,22   0,34   -3,19    22,06   0,31  ║ 
║  5    5    16   FON   -2,39    18,16  0,30   -2,78    21,12   0,29   -3,19    24,24   0,27  ║ 
║  5    5    17   FON   -2,47    18,56  0,31   -2,87    21,62   0,30   -3,31    24,88   0,28  ║ 
║  5    5    18   FON   -2,47     5,49  0,22   -2,87     6,39   0,21   -3,31     7,35   0,20  ║ 
║  5    5    19   FON   -2,47     1,11  0,10   -2,87     1,29   0,10   -3,31     1,48   0,09  ║ 
║  5    5    20   FON   -2,47     2,67  0,16   -2,87     3,11   0,15   -3,31     3,58   0,14  ║ 
║  5    5    21   FON   -2,47     2,97  0,17   -2,87     3,45   0,16   -3,31     3,97   0,15  ║ 
║  5    5    22   FON   -2,47     0,78  0,07   -2,87     0,91   0,07   -3,31     1,04   0,06  ║ 
║  5    5    23   FON   -2,47     5,49  0,22   -2,87     6,39   0,22   -3,31     7,35   0,20  ║ 
║  5    5    24   FON   -2,47    20,08  0,31   -2,87    23,39   0,30   -3,31    26,91   0,27  ║ 
║  5    5    25   FON   -2,52    18,98  0,32   -2,94    22,13   0,31   -3,39    25,52   0,28  ║ 
║  5    5    26   FON   -2,52     5,61  0,23   -2,94     6,54   0,22   -3,39     7,54   0,20  ║ 
║  5    5    27   FON   -2,52     3,03  0,18   -2,94     3,54   0,17   -3,39     4,08   0,16  ║ 
║  5    5    28   FON   -2,52     3,98  0,26   -2,94     4,64   0,25   -3,39     5,34   0,23  ║ 
║  5    5    29   FON   -2,52     8,26  0,30   -2,94     9,64   0,30   -3,39    11,11   0,27  ║ 
║  5    5    30   FON   -2,52     8,26  0,30   -2,94     9,64   0,29   -3,39    11,11   0,27  ║ 
║  5    5    31   FON   -2,52     3,98  0,26   -2,94     4,64   0,25   -3,39     5,34   0,23  ║ 
║  5    5    32   FON   -2,52     3,50  0,20   -2,94     4,08   0,19   -3,39     4,70   0,18  ║ 
║  5    5    33   FON   -2,52     5,61  0,23   -2,94     6,54   0,22   -3,39     7,54   0,20  ║ 
║  5    5    34   FON   -2,52    20,53  0,31   -2,94    23,94   0,31   -3,39    27,60   0,28  ║ 
║  5    5    35   FON   -2,60    20,02  0,34   -3,03    23,37   0,33   -3,50    27,01   0,30  ║ 
║  5    5    36   FON   -2,60    16,31  0,31   -3,03    19,05   0,30   -3,50    22,01   0,28  ║ 
║  5    5    37   FON   -2,60     2,21  0,16   -3,03     2,58   0,16   -3,50     2,98   0,15  ║ 
║  5    5    38   FON   -2,60     3,44  0,20   -3,03     4,02   0,19   -3,50     4,64   0,18  ║ 
║  5    5    39   FON   -2,60     2,81  0,18   -3,03     3,28   0,17   -3,50     3,79   0,16  ║ 
║  5    5    40   FON   -2,60     1,93  0,15   -3,03     2,25   0,14   -3,50     2,60   0,13  ║ 
║  5    5    41   FON   -2,60    16,48  0,32   -3,03    19,24   0,31   -3,50    22,23   0,29  ║ 
║  5    5    42   FON   -2,60    20,98  0,32   -3,03    24,49   0,31   -3,50    28,30   0,29  ║ 
║  5    5    43   FON   -2,72    20,96  0,40   -3,18    24,52   0,39   -3,69    28,44   0,36  ║ 
║  5    5    44   FON   -2,72     1,22  0,14   -3,18     1,43   0,14   -3,69     1,65   0,13  ║ 
║  5    5    45   FON   -2,72    21,79  0,41   -3,18    25,49   0,40   -3,69    29,57   0,37  ║ 
║  5    5    46   FON   -2,91    29,51  0,48   -3,41    34,62   0,47   -3,98    40,35   0,44  ║ 
║  5    5    47   FON   -2,91     1,30  0,16   -3,41     1,53   0,15   -3,98     1,78   0,14  ║ 
║  5    5    48   FON   -2,91     2,16  0,21   -3,41     2,53   0,20   -3,98     2,95   0,19  ║ 
║  5    5    49   FON   -2,60     2,21  0,27   -3,03     2,58   0,27   -3,50     2,98   0,25  ║ 
║  5    5    50   FON   -2,91    29,16  0,48   -3,41    34,20   0,47   -3,98    39,87   0,44  ║ 
║  5    5    51   FON    6,16    18,56  0,74    7,39    22,25   0,74    9,23    25,18   0,74  ║ 
║  5    5    52   FON    6,26    18,87  0,75    7,51    22,64   0,75    9,39    25,18   0,75  ║ 
║  5    5    53   FON    6,06     1,74  0,17    7,26     2,09   0,17    9,08     2,61   0,17  ║ 
║  5    5    54   FON    6,37     1,83  0,17    7,64     2,20   0,17    9,55     2,75   0,17  ║ 
║  5    5    55   FON   -2,39     1,29  0,14   -2,78     1,50   0,13   -3,19     1,73   0,12  ║ 
║  5    5    56   FON   -2,72     2,62  0,19   -3,18     3,07   0,19   -3,69     3,56   0,17  ║ 
║  5    5    57   FON   -2,71     0,99  0,13   -3,18     1,16   0,13   -3,68     1,34   0,12  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    5    58   FON    5,86     4,35  0,47    7,02     5,21   0,47    8,78     6,52   0,47  ║ 
║  5    5    59   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    60   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    61   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    62   FON    5,86    10,74  0,60    7,02    12,87   0,60    8,78    16,09   0,60  ║ 
║  5    5    63   FON    5,86    10,74  0,49    7,02    12,87   0,49    8,78    16,09   0,49  ║ 
║  5    5    64   FON    5,86    10,74  0,49    7,02    12,87   0,49    8,78    16,09   0,49  ║ 
║  5    5    65   FON    5,86    10,74  0,60    7,02    12,87   0,60    8,78    16,09   0,60  ║ 
║  5    5    66   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    67   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    68   FON    5,86     0,14  0,04    7,02     0,16   0,04    8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5    5    69   FON    5,86     6,34  0,63    7,02     7,60   0,62    8,78     9,50   0,62  ║ 
║  5    5    70   FON    5,88     5,34  0,39    7,05     6,40   0,39    8,81     8,00   0,39  ║ 
║  5    5    71   FON    5,88    11,54  0,54    7,05    13,83   0,54    8,81    17,29   0,54  ║ 
║  5    5    72   FON    5,88    11,54  0,54    7,05    13,83   0,54    8,81    17,29   0,54  ║ 
║  5    5    73   FON    5,88     4,06  0,34    7,05     4,86   0,34    8,81     6,08   0,34  ║ 
║  5    5    74   FON    5,88     5,01  0,38    7,05     6,00   0,38    8,81     7,51   0,38  ║ 
║  5    5    75   FON    5,88    11,54  0,53    7,05    13,83   0,53    8,81    17,29   0,53  ║ 
║  5    5    76   FON    5,88    11,54  0,53    7,05    13,83   0,53    8,81    17,29   0,53  ║ 
║  5    5    77   FON    5,88     6,02  0,40    7,05     7,21   0,40    8,81     9,02   0,40  ║ 
║  5    5    78   FON    6,00     5,79  0,41    7,19     6,94   0,41    8,99     8,68   0,41  ║ 
║  5    5    79   FON    6,00    11,78  0,57    7,19    14,12   0,57    8,99    17,65   0,57  ║ 
║  5    5    80   FON    6,00    11,78  0,67    7,19    14,12   0,67    8,99    17,53   0,67  ║ 
║  5    5    81   FON    6,00    11,00  0,40    7,19    13,18   0,40    8,99    16,48   0,40  ║ 
║  5    5    82   FON    6,00     7,95  0,43    7,19     9,53   0,43    8,99    11,91   0,43  ║ 
║  5    5    83   FON    6,00    15,71  0,60    7,19    18,83   0,60    8,99    23,55   0,60  ║ 
║  5    5    84   FON    6,00     5,11  0,37    7,19     6,13   0,37    8,99     7,66   0,37  ║ 
║  5    5    85   FON    6,00    11,78  0,93    7,19    12,60   0,93    8,99    12,60   0,93  ║ 
║  5    5    86   FON    6,06    35,40  0,85    7,26    41,67   0,85    9,08    41,67   0,85  ║ 
║  5    5    87   FON    6,06    23,79  0,86    7,26    27,57   0,86    9,08    27,57   0,86  ║ 
║  5    5    88   FON    6,06    11,89  0,62    7,26    14,25   0,62    9,08    17,82   0,62  ║ 
║  5    5    89   FON    6,06    45,21  0,91    7,26    49,95   0,90    9,08    49,95   0,90  ║ 
║  5    5    90   FON    6,00    17,69  0,66    7,19    21,20   0,66    8,99    26,51   0,66  ║ 
║  5    5    91   FON    6,06    12,68  0,61    7,26    15,20   0,61    9,08    19,00   0,61  ║ 
║  5    5    92   FON    6,06     9,55  0,56    7,26    11,44   0,56    9,08    14,31   0,56  ║ 
║  5    5    93   FON    6,16    35,99  0,92    7,39    39,04   0,92    9,23    39,04   0,92  ║ 
║  5    5    94   FON    6,16     2,76  0,29    7,39     3,31   0,29    9,23     4,14   0,29  ║ 
║  5    5    95   FON    6,26    36,60  0,93    7,51    39,26   0,93    9,39    39,26   0,93  ║ 
║  5    5    96   FON    6,26     2,81  0,29    7,51     3,37   0,29    9,39     4,21   0,29  ║ 
║  5    5    97   FON    6,42    12,60  1,00    7,71    12,60   1,00    9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    5    98   FON    6,37    37,21  0,90    7,64    41,54   0,90    9,55    41,54   0,90  ║ 
║  5    5    99   FON    6,37    25,01  0,91    7,64    27,37   0,91    9,55    27,37   0,91  ║ 
║  5    5   100   FON    6,37    12,50  0,63    7,64    14,99   0,63    9,55    18,74   0,63  ║ 
║  5    5   101   FON    6,37    46,73  0,91    7,64    51,59   0,91    9,55    51,59   0,91  ║ 
║  5    5   102   FON    6,37     5,42  0,37    7,64     6,51   0,37    9,55     8,13   0,37  ║ 
║  5    5   103   FON   -2,72     2,94  0,17   -3,18     3,44   0,17   -3,69     3,99   0,16  ║ 
║  5    5   104   FON    6,42     5,47  0,40    7,71     6,56   0,40    9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5    5   105   FON    6,42    12,60  0,60    7,71    15,12   0,60    9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5    5   106   FON    6,42    12,60  0,73    7,71    15,12   0,73    9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5    5   107   FON    6,42    12,19  0,43    7,71    14,62   0,43    9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5    5   108   FON    6,42     8,51  0,51    7,71    10,21   0,51    9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5    5   109   FON    6,42    16,82  0,66    7,71    20,18   0,66    9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5    5   110   FON    6,42     4,10  0,32    7,71     4,92   0,32    9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5    5   111   FON    6,42    17,24  0,68    7,71    20,69   0,68    9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5    5   112   FON    6,54     5,57  0,41    7,85     6,69   0,41    9,82     8,36   0,41  ║ 
║  5    5   113   FON    6,54    12,84  0,61    7,85    15,41   0,61    9,82    19,26   0,61  ║ 
║  5    5   114   FON    6,54    12,84  0,60    7,85    15,41   0,60    9,82    19,26   0,60  ║ 
║  5    5   115   FON    6,54     4,86  0,39    7,85     5,83   0,39    9,82     7,29   0,39  ║ 
║  5    5   116   FON    6,54     5,57  0,41    7,85     6,69   0,41    9,82     8,36   0,41  ║ 
║  5    5   117   FON    6,54    12,84  0,59    7,85    15,41   0,59    9,82    19,26   0,59  ║ 
║  5    5   118   FON    6,54    12,84  0,59    7,85    15,41   0,59    9,82    19,26   0,59  ║ 
║  5    5   119   FON    6,54     6,69  0,45    7,85     8,03   0,45    9,82    10,04   0,45  ║ 
║  5    5   120   FON    6,57     4,53  0,54    7,89     5,44   0,54    9,86     6,80   0,54  ║ 
║  5    5   121   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   122   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   123   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   124   FON    6,57    12,46  0,68    7,89    14,96   0,68    9,86    18,37   0,68  ║ 
║  5    5   125   FON    6,57    14,61  0,68    7,89    17,54   0,68    9,86    21,56   0,68  ║ 
║  5    5   126   FON    6,57     9,52  0,54    7,89    11,43   0,54    9,86    14,29   0,54  ║ 
║  5    5   127   FON    6,57    14,61  0,73    7,89    17,54   0,73    9,86    19,92   0,73  ║ 
║  5    5   128   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   129   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   130   FON    6,57     0,15  0,05    7,89     0,18   0,05    9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5    5   131   FON    6,57     6,34  0,64    7,89     7,61   0,64    9,86     9,51   0,64  ║ 
║  5    5   132   FON    6,37    12,50  0,75    7,64    14,99   0,75    9,55    16,76   0,75  ║ 
║  5    5   133   FON   -4,92    46,93  0,81   -5,46    52,13   0,75   -6,18    58,01   0,68  ║ 
║  5    6     2   FON   -4,92    46,93  0,81   -5,46    52,13   0,75   -6,18    58,01   0,68  ║ 
║  5    6     3   FON   -5,18    41,97  0,76   -5,88    47,63   0,72   -6,85    55,27   0,67  ║ 
║  5    6     4   FON   -5,18     2,23  0,25   -5,88     2,53   0,24   -6,85     2,95   0,22  ║ 
║  5    6     5   FON    4,26     1,91  0,32    4,71     2,11   0,29    5,19     2,33   0,26  ║ 
║  5    6     6   FON    4,84     2,39  0,38    5,63     2,78   0,37    6,67     3,29   0,35  ║ 
║  5    6     7   FON   -5,18     0,98  0,16   -5,88     1,11   0,15   -6,85     1,30   0,14  ║ 
║  5    6     8   FON   -5,18    46,28  0,79   -5,88    52,52   0,74   -6,85    58,86   0,69  ║ 
║  5    6     9   FON   -5,35    42,55  0,69   -6,15    48,89   0,66   -7,28    57,90   0,63  ║ 
║  5    6    10   FON   -5,35    31,93  0,75   -6,15    36,69   0,72   -7,28    42,42   0,68  ║ 
║  5    6    11   FON   -5,35     4,56  0,32   -6,15     5,23   0,31   -7,28     6,20   0,29  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    6    12   FON   -5,35     6,43  0,38   -6,15     7,39   0,37   -7,28     8,75   0,35  ║ 
║  5    6    13   FON   -5,35     7,75  0,42   -6,15     8,91   0,41   -7,28    10,55   0,39  ║ 
║  5    6    14   FON   -5,35     4,56  0,31   -6,15     5,23   0,30   -7,28     6,20   0,29  ║ 
║  5    6    15   FON   -5,35    36,94  0,78   -6,15    42,44   0,75   -7,28    47,36   0,71  ║ 
║  5    6    16   FON   -5,35    40,58  0,67   -6,15    46,62   0,64   -7,28    55,21   0,60  ║ 
║  5    6    17   FON   -5,45    41,02  0,68   -6,31    47,46   0,66   -7,54    56,72   0,63  ║ 
║  5    6    18   FON   -5,45    12,12  0,49   -6,31    14,03   0,47   -7,54    16,76   0,45  ║ 
║  5    6    19   FON   -5,45     2,45  0,22   -6,31     2,83   0,21   -7,54     3,38   0,21  ║ 
║  5    6    20   FON   -5,45     5,90  0,35   -6,31     6,82   0,34   -7,54     8,16   0,32  ║ 
║  5    6    21   FON   -5,45     6,55  0,37   -6,31     7,58   0,36   -7,54     9,06   0,34  ║ 
║  5    6    22   FON   -5,45     1,72  0,16   -6,31     1,99   0,15   -7,53     2,38   0,14  ║ 
║  5    6    23   FON   -5,45    12,12  0,49   -6,31    14,03   0,47   -7,54    16,76   0,45  ║ 
║  5    6    24   FON   -5,45    44,37  0,68   -6,31    51,34   0,65   -7,54    61,35   0,62  ║ 
║  5    6    25   FON   -5,53    41,60  0,69   -6,43    48,38   0,67   -7,73    58,20   0,65  ║ 
║  5    6    26   FON   -5,53    12,29  0,50   -6,43    14,30   0,48   -7,73    17,20   0,47  ║ 
║  5    6    27   FON   -5,53     6,65  0,39   -6,43     7,73   0,38   -7,73     9,30   0,37  ║ 
║  5    6    28   FON   -5,53     8,71  0,56   -6,43    10,13   0,55   -7,73    12,19   0,53  ║ 
║  5    6    29   FON   -5,53    18,11  0,67   -6,43    21,06   0,65   -7,73    25,33   0,62  ║ 
║  5    6    30   FON   -5,53    18,11  0,65   -6,43    21,06   0,63   -7,73    25,33   0,61  ║ 
║  5    6    31   FON   -5,53     8,71  0,56   -6,43    10,13   0,54   -7,73    12,19   0,52  ║ 
║  5    6    32   FON   -5,53     7,67  0,43   -6,43     8,92   0,42   -7,73    10,73   0,40  ║ 
║  5    6    33   FON   -5,53    12,29  0,50   -6,43    14,30   0,48   -7,73    17,20   0,47  ║ 
║  5    6    34   FON   -5,53    45,00  0,69   -6,43    52,33   0,67   -7,73    62,95   0,64  ║ 
║  5    6    35   FON   -5,63    43,41  0,73   -6,59    50,82   0,71   -7,99    59,23   0,69  ║ 
║  5    6    36   FON   -5,63    35,38  0,67   -6,59    41,41   0,65   -7,99    50,23   0,63  ║ 
║  5    6    37   FON   -5,63     4,80  0,35   -6,59     5,61   0,34   -7,99     6,81   0,33  ║ 
║  5    6    38   FON   -5,63     7,46  0,43   -6,59     8,73   0,42   -7,99    10,59   0,41  ║ 
║  5    6    39   FON   -5,63     6,09  0,38   -6,59     7,13   0,37   -7,99     8,65   0,36  ║ 
║  5    6    40   FON   -5,63     4,18  0,32   -6,59     4,90   0,31   -7,99     5,94   0,30  ║ 
║  5    6    41   FON   -5,63    35,73  0,69   -6,59    41,83   0,67   -7,99    50,73   0,65  ║ 
║  5    6    42   FON   -5,63    45,48  0,69   -6,59    53,25   0,68   -7,99    64,58   0,66  ║ 
║  5    6    43   FON   -5,80    44,71  0,86   -6,86    52,00   0,85   -8,42    52,00   0,83  ║ 
║  5    6    44   FON   -5,80     2,60  0,30   -6,86     3,08   0,30   -8,42     3,78   0,29  ║ 
║  5    6    45   FON   -5,80    46,49  0,88   -6,86    53,13   0,86   -8,42    53,13   0,85  ║ 
║  5    6    46   FON   -6,06    61,52  1,00   -7,27    61,66   1,00   -9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5    6    47   FON   -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    6    48   FON   -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    6    49   FON   -5,63     4,80  0,59   -6,59     5,61   0,58   -7,99     6,81   0,56  ║ 
║  5    6    50   FON   -6,06    60,79  1,00   -7,27    60,79   1,00   -9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5    6    51   FON    4,48    13,49  0,54    5,06    15,23   0,50    5,74    17,31   0,46  ║ 
║  5    6    52   FON    4,62    13,93  0,55    5,28    15,92   0,53    6,11    18,41   0,49  ║ 
║  5    6    53   FON    4,34     1,25  0,12    4,83     1,39   0,11    5,39     1,55   0,10  ║ 
║  5    6    54   FON    4,77     1,37  0,13    5,51     1,59   0,12    6,48     1,86   0,12  ║ 
║  5    6    55   FON   -5,35     2,89  0,30   -6,15     3,32   0,29   -7,28     3,93   0,27  ║ 
║  5    6    56   FON   -5,80     5,60  0,41   -6,86     6,62   0,40   -8,42     8,13   0,39  ║ 
║  5    6    57   FON   -5,79     2,11  0,29   -6,85     2,49   0,28   -8,41     3,06   0,28  ║ 
║  5    6    58   FON    4,06     3,02  0,32    4,40     3,27   0,29    4,69     3,48   0,25  ║ 
║  5    6    59   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,03    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    60   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,02    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    61   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,03    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    62   FON    4,06     7,45  0,42    4,40     8,06   0,37    4,69     8,59   0,32  ║ 
║  5    6    63   FON    4,06     7,45  0,34    4,40     8,06   0,31    4,69     8,59   0,26  ║ 
║  5    6    64   FON    4,06     7,45  0,34    4,40     8,06   0,31    4,69     8,59   0,26  ║ 
║  5    6    65   FON    4,06     7,45  0,42    4,40     8,06   0,38    4,69     8,59   0,32  ║ 
║  5    6    66   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,03    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    67   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,02    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    68   FON    4,06     0,09  0,03    4,40     0,10   0,02    4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5    6    69   FON    4,06     4,40  0,43    4,40     4,76   0,39    4,69     5,07   0,33  ║ 
║  5    6    70   FON    4,10     3,72  0,27    4,45     4,04   0,25    4,77     4,33   0,21  ║ 
║  5    6    71   FON    4,10     8,04  0,38    4,45     8,73   0,34    4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5    6    72   FON    4,10     8,04  0,37    4,45     8,73   0,34    4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5    6    73   FON    4,10     2,83  0,23    4,45     3,07   0,21    4,77     3,29   0,18  ║ 
║  5    6    74   FON    4,10     3,49  0,26    4,45     3,79   0,24    4,77     4,06   0,21  ║ 
║  5    6    75   FON    4,10     8,04  0,37    4,45     8,73   0,34    4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5    6    76   FON    4,10     8,04  0,37    4,45     8,73   0,33    4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5    6    77   FON    4,10     4,19  0,28    4,45     4,55   0,26    4,77     4,88   0,22  ║ 
║  5    6    78   FON    4,26     4,11  0,29    4,71     4,54   0,27    5,19     5,01   0,24  ║ 
║  5    6    79   FON    4,26     8,36  0,40    4,71     9,24   0,37    5,19    10,18   0,33  ║ 
║  5    6    80   FON    4,26     8,36  0,48    4,71     9,24   0,44    5,19    10,18   0,39  ║ 
║  5    6    81   FON    4,26     7,81  0,28    4,71     8,63   0,26    5,19     9,51   0,23  ║ 
║  5    6    82   FON    4,26     5,64  0,31    4,71     6,24   0,28    5,19     6,87   0,25  ║ 
║  5    6    83   FON    4,26    11,15  0,42    4,71    12,33   0,39    5,19    13,58   0,34  ║ 
║  5    6    84   FON    4,26     3,63  0,26    4,71     4,01   0,24    5,19     4,42   0,21  ║ 
║  5    6    85   FON    4,26     8,36  0,66    4,71     9,24   0,61    5,19    10,18   0,54  ║ 
║  5    6    86   FON    4,34    25,35  0,61    4,83    28,25   0,56    5,39    31,48   0,50  ║ 
║  5    6    87   FON    4,34    17,04  0,62    4,83    18,98   0,57    5,39    21,16   0,51  ║ 
║  5    6    88   FON    4,34     8,51  0,44    4,83     9,48   0,41    5,39    10,57   0,37  ║ 
║  5    6    89   FON    4,34    32,37  0,65    4,83    36,07   0,60    5,39    40,20   0,54  ║ 
║  5    6    90   FON    4,26    12,56  0,47    4,71    13,88   0,43    5,19    15,29   0,38  ║ 
║  5    6    91   FON    4,34     9,08  0,43    4,83    10,12   0,40    5,39    11,27   0,36  ║ 
║  5    6    92   FON    4,34     6,84  0,40    4,83     7,62   0,37    5,39     8,49   0,33  ║ 
║  5    6    93   FON    4,48    26,17  0,67    5,06    29,55   0,63    5,74    33,57   0,57  ║ 
║  5    6    94   FON    4,48     2,01  0,21    5,06     2,27   0,20    5,74     2,58   0,18  ║ 
║  5    6    95   FON    4,62    27,01  0,69    5,28    30,88   0,66    6,11    35,71   0,61  ║ 
║  5    6    96   FON    4,62     2,07  0,21    5,28     2,37   0,20    6,11     2,74   0,19  ║ 
║  5    6    97   FON    4,84     9,50  0,75    5,63    11,06   0,73    6,67    12,60   0,69  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

429 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    6    98   FON    4,77    27,86  0,67    5,51    32,22   0,65    6,48    37,87   0,61  ║ 
║  5    6    99   FON    4,77    18,73  0,68    5,51    21,66   0,66    6,48    25,45   0,62  ║ 
║  5    6   100   FON    4,77     9,36  0,47    5,51    10,82   0,45    6,48    12,72   0,43  ║ 
║  5    6   101   FON    4,77    34,99  0,68    5,51    40,46   0,65    6,48    47,56   0,61  ║ 
║  5    6   102   FON    4,77     4,06  0,28    5,51     4,70   0,27    6,48     5,52   0,25  ║ 
║  5    6   103   FON   -5,80     6,27  0,37   -6,86     7,42   0,36   -8,42     9,11   0,36  ║ 
║  5    6   104   FON    4,84     4,13  0,30    5,63     4,80   0,30    6,67     5,68   0,28  ║ 
║  5    6   105   FON    4,84     9,50  0,46    5,63    11,06   0,44    6,67    13,10   0,42  ║ 
║  5    6   106   FON    4,84     9,50  0,55    5,63    11,06   0,54    6,67    13,10   0,51  ║ 
║  5    6   107   FON    4,84     9,19  0,32    5,63    10,69   0,31    6,67    12,66   0,30  ║ 
║  5    6   108   FON    4,84     6,42  0,38    5,63     7,46   0,37    6,67     8,84   0,35  ║ 
║  5    6   109   FON    4,84    12,68  0,50    5,63    14,75   0,48    6,67    17,47   0,46  ║ 
║  5    6   110   FON    4,84     3,09  0,24    5,63     3,60   0,24    6,67     4,26   0,22  ║ 
║  5    6   111   FON    4,84    13,00  0,51    5,63    15,12   0,49    6,67    17,91   0,47  ║ 
║  5    6   112   FON    5,01     4,27  0,31    5,89     5,02   0,31    7,09     6,04   0,30  ║ 
║  5    6   113   FON    5,01     9,83  0,46    5,89    11,57   0,45    7,09    13,92   0,44  ║ 
║  5    6   114   FON    5,01     9,83  0,46    5,89    11,57   0,45    7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5    6   115   FON    5,01     3,72  0,30    5,89     4,38   0,30    7,09     5,27   0,29  ║ 
║  5    6   116   FON    5,01     4,27  0,31    5,89     5,02   0,31    7,09     6,04   0,30  ║ 
║  5    6   117   FON    5,01     9,83  0,45    5,89    11,57   0,44    7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5    6   118   FON    5,01     9,83  0,45    5,89    11,57   0,44    7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5    6   119   FON    5,01     5,12  0,35    5,89     6,03   0,34    7,09     7,26   0,33  ║ 
║  5    6   120   FON    5,05     3,48  0,42    5,96     4,11   0,41    7,19     4,96   0,40  ║ 
║  5    6   121   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5    6   122   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5    6   123   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,03  ║ 
║  5    6   124   FON    5,05     9,58  0,52    5,96    11,30   0,51    7,19    13,64   0,50  ║ 
║  5    6   125   FON    5,05    11,22  0,52    5,96    13,24   0,51    7,19    15,99   0,49  ║ 
║  5    6   126   FON    5,05     7,31  0,41    5,96     8,63   0,40    7,19    10,42   0,39  ║ 
║  5    6   127   FON    5,05    11,22  0,56    5,96    13,24   0,55    7,19    15,99   0,54  ║ 
║  5    6   128   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,03  ║ 
║  5    6   129   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5    6   130   FON    5,05     0,12  0,04    5,96     0,14   0,04    7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5    6   131   FON    5,05     4,87  0,49    5,96     5,75   0,48    7,19     6,94   0,46  ║ 
║  5    6   132   FON    4,77     9,36  0,56    5,51    10,82   0,54    6,48    12,72   0,51  ║ 
║  5    6   133   FON   -5,23    49,92  0,86   -5,81    55,41   0,80   -7,04    58,01   0,77  ║ 
║  5    7     2   FON   -5,23    49,92  0,86   -5,81    55,41   0,80   -7,04    58,01   0,77  ║ 
║  5    7     3   FON   -5,42    43,93  0,79   -6,14    49,78   0,75   -7,51    55,27   0,73  ║ 
║  5    7     4   FON   -5,42     2,34  0,26   -6,14     2,65   0,25   -7,51     3,24   0,24  ║ 
║  5    7     5   FON   -0,21     0,09  0,02   -0,37     0,17   0,02   -0,52     0,23   0,03  ║ 
║  5    7     6   FON    0,21     0,10  0,02    0,38     0,19   0,02    0,53     0,26   0,03  ║ 
║  5    7     7   FON   -5,42     1,03  0,16   -6,14     1,16   0,15   -7,51     1,42   0,15  ║ 
║  5    7     8   FON   -5,42    48,44  0,82   -6,14    54,89   0,78   -7,51    58,86   0,76  ║ 
║  5    7     9   FON   -5,54    44,11  0,72   -6,36    50,60   0,69   -7,81    61,30   0,68  ║ 
║  5    7    10   FON   -5,54    33,10  0,78   -6,36    37,97   0,75   -7,81    42,42   0,73  ║ 
║  5    7    11   FON   -5,54     4,72  0,33   -6,36     5,42   0,32   -7,81     6,65   0,31  ║ 
║  5    7    12   FON   -5,54     6,66  0,40   -6,36     7,65   0,38   -7,81     9,39   0,37  ║ 
║  5    7    13   FON   -5,54     8,04  0,44   -6,36     9,22   0,42   -7,81    11,32   0,41  ║ 
║  5    7    14   FON   -5,54     4,72  0,33   -6,36     5,42   0,31   -7,81     6,65   0,31  ║ 
║  5    7    15   FON   -5,54    38,29  0,81   -6,36    43,92   0,77   -7,81    47,36   0,76  ║ 
║  5    7    16   FON   -5,54    42,06  0,69   -6,36    48,25   0,66   -7,81    59,27   0,65  ║ 
║  5    7    17   FON   -5,62    42,28  0,71   -6,49    48,84   0,68   -8,00    59,94   0,67  ║ 
║  5    7    18   FON   -5,62    12,50  0,50   -6,49    14,44   0,48   -8,00    17,78   0,48  ║ 
║  5    7    19   FON   -5,62     2,52  0,23   -6,49     2,91   0,22   -8,00     3,59   0,22  ║ 
║  5    7    20   FON   -5,62     6,08  0,36   -6,49     7,02   0,35   -8,00     8,65   0,34  ║ 
║  5    7    21   FON   -5,62     6,75  0,38   -6,49     7,80   0,37   -8,00     9,61   0,36  ║ 
║  5    7    22   FON   -5,62     1,77  0,16   -6,49     2,05   0,16   -7,99     2,52   0,15  ║ 
║  5    7    23   FON   -5,62    12,50  0,51   -6,49    14,44   0,49   -8,00    17,78   0,48  ║ 
║  5    7    24   FON   -5,62    45,73  0,70   -6,49    52,84   0,67   -8,00    65,08   0,66  ║ 
║  5    7    25   FON   -5,67    42,70  0,71   -6,59    49,59   0,69   -8,13    59,86   0,68  ║ 
║  5    7    26   FON   -5,67    12,62  0,51   -6,59    14,66   0,50   -8,13    18,09   0,49  ║ 
║  5    7    27   FON   -5,67     6,82  0,41   -6,59     7,92   0,39   -8,13     9,78   0,39  ║ 
║  5    7    28   FON   -5,67     8,94  0,58   -6,59    10,38   0,56   -8,13    12,82   0,55  ║ 
║  5    7    29   FON   -5,67    18,59  0,69   -6,59    21,59   0,66   -8,13    26,65   0,65  ║ 
║  5    7    30   FON   -5,67    18,59  0,67   -6,59    21,59   0,65   -8,13    26,65   0,64  ║ 
║  5    7    31   FON   -5,67     8,94  0,58   -6,59    10,38   0,56   -8,13    12,82   0,55  ║ 
║  5    7    32   FON   -5,67     7,87  0,44   -6,59     9,14   0,43   -8,13    11,28   0,42  ║ 
║  5    7    33   FON   -5,67    12,62  0,51   -6,59    14,66   0,50   -8,13    18,09   0,49  ║ 
║  5    7    34   FON   -5,67    46,19  0,71   -6,59    53,64   0,68   -8,13    65,30   0,68  ║ 
║  5    7    35   FON   -5,75    44,32  0,75   -6,72    51,82   0,73   -8,32    59,23   0,72  ║ 
║  5    7    36   FON   -5,75    36,12  0,68   -6,72    42,23   0,66   -8,32    52,26   0,66  ║ 
║  5    7    37   FON   -5,75     4,90  0,36   -6,72     5,72   0,35   -8,32     7,08   0,35  ║ 
║  5    7    38   FON   -5,75     7,61  0,44   -6,72     8,90   0,43   -8,32    11,02   0,42  ║ 
║  5    7    39   FON   -5,75     6,22  0,39   -6,72     7,27   0,38   -8,32     9,00   0,38  ║ 
║  5    7    40   FON   -5,75     4,27  0,33   -6,72     4,99   0,32   -8,32     6,18   0,31  ║ 
║  5    7    41   FON   -5,75    36,48  0,70   -6,72    42,65   0,69   -8,32    51,86   0,68  ║ 
║  5    7    42   FON   -5,75    46,44  0,71   -6,72    54,29   0,69   -8,32    65,72   0,68  ║ 
║  5    7    43   FON   -5,87    45,26  0,87   -6,94    52,00   0,86   -8,62    52,00   0,85  ║ 
║  5    7    44   FON   -5,87     2,63  0,30   -6,94     3,11   0,30   -8,62     3,87   0,30  ║ 
║  5    7    45   FON   -5,87    47,07  0,89   -6,94    53,13   0,87   -8,62    53,13   0,87  ║ 
║  5    7    46   FON   -6,06    61,52  1,00   -7,27    61,66   1,00   -9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5    7    47   FON   -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    7    48   FON   -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    7    49   FON   -5,75     4,90  0,61   -6,72     5,72   0,59   -8,32     7,08   0,59  ║ 
║  5    7    50   FON   -6,06    60,79  1,00   -7,27    60,79   1,00   -9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5    7    51   FON   -0,05     0,16  0,01   -0,09     0,28   0,01   -0,13     0,39   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    7    52   FON    0,05     0,16  0,01    0,09     0,28   0,01    0,13     0,39   0,01  ║ 
║  5    7    53   FON   -0,15     0,04  0,00   -0,27     0,08   0,01   -0,38     0,11   0,01  ║ 
║  5    7    54   FON    0,16     0,05  0,00    0,28     0,08   0,01    0,39     0,11   0,01  ║ 
║  5    7    55   FON   -5,54     3,00  0,31   -6,36     3,44   0,30   -7,81     4,22   0,29  ║ 
║  5    7    56   FON   -5,87     5,67  0,41   -6,94     6,70   0,41   -8,62     8,32   0,40  ║ 
║  5    7    57   FON   -5,87     2,14  0,29   -6,93     2,52   0,28   -8,61     3,14   0,28  ║ 
║  5    7    58   FON   -0,35     0,26  0,03   -0,62     0,46   0,04   -0,87     0,65   0,05  ║ 
║  5    7    59   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    60   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    61   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    62   FON   -0,35     0,65  0,04   -0,62     1,14   0,05   -0,87     1,60   0,06  ║ 
║  5    7    63   FON   -0,35     0,65  0,03   -0,62     1,14   0,04   -0,87     1,60   0,05  ║ 
║  5    7    64   FON   -0,35     0,65  0,03   -0,62     1,14   0,04   -0,87     1,60   0,05  ║ 
║  5    7    65   FON   -0,35     0,65  0,04   -0,62     1,14   0,05   -0,87     1,60   0,06  ║ 
║  5    7    66   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    67   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    68   FON   -0,35     0,01  0,00   -0,62     0,01   0,00   -0,87     0,02   0,00  ║ 
║  5    7    69   FON   -0,35     0,38  0,04   -0,62     0,68   0,06   -0,87     0,95   0,06  ║ 
║  5    7    70   FON   -0,33     0,30  0,02   -0,58     0,53   0,03   -0,82     0,74   0,04  ║ 
║  5    7    71   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,58     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7    72   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,58     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7    73   FON   -0,33     0,23  0,02   -0,58     0,40   0,03   -0,82     0,56   0,03  ║ 
║  5    7    74   FON   -0,33     0,28  0,02   -0,58     0,50   0,03   -0,82     0,70   0,04  ║ 
║  5    7    75   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,58     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7    76   FON   -0,33     0,65  0,03   -0,58     1,15   0,04   -0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7    77   FON   -0,33     0,34  0,02   -0,58     0,60   0,03   -0,82     0,84   0,04  ║ 
║  5    7    78   FON   -0,21     0,20  0,01   -0,37     0,36   0,02   -0,52     0,50   0,02  ║ 
║  5    7    79   FON   -0,21     0,41  0,02   -0,37     0,73   0,03   -0,52     1,03   0,03  ║ 
║  5    7    80   FON   -0,21     0,41  0,02   -0,37     0,73   0,03   -0,52     1,03   0,04  ║ 
║  5    7    81   FON   -0,21     0,39  0,01   -0,37     0,68   0,02   -0,52     0,96   0,02  ║ 
║  5    7    82   FON   -0,21     0,28  0,02   -0,37     0,49   0,02   -0,52     0,69   0,03  ║ 
║  5    7    83   FON   -0,21     0,55  0,02   -0,37     0,98   0,03   -0,52     1,37   0,03  ║ 
║  5    7    84   FON   -0,21     0,18  0,01   -0,37     0,32   0,02   -0,52     0,45   0,02  ║ 
║  5    7    85   FON   -0,21     0,41  0,03   -0,37     0,73   0,05   -0,52     1,03   0,05  ║ 
║  5    7    86   FON   -0,15     0,90  0,02   -0,27     1,60   0,03   -0,38     2,23   0,04  ║ 
║  5    7    87   FON   -0,15     0,61  0,02   -0,27     1,07   0,03   -0,38     1,50   0,04  ║ 
║  5    7    88   FON   -0,15     0,30  0,02   -0,27     0,54   0,02   -0,38     0,75   0,03  ║ 
║  5    7    89   FON   -0,15     1,15  0,02   -0,27     2,04   0,03   -0,38     2,85   0,04  ║ 
║  5    7    90   FON   -0,21     0,62  0,02   -0,37     1,10   0,03   -0,52     1,54   0,04  ║ 
║  5    7    91   FON   -0,15     0,32  0,02   -0,27     0,57   0,02   -0,38     0,80   0,03  ║ 
║  5    7    92   FON   -0,15     0,24  0,01   -0,27     0,43   0,02   -0,38     0,60   0,02  ║ 
║  5    7    93   FON   -0,05     0,31  0,01   -0,09     0,54   0,01   -0,13     0,76   0,01  ║ 
║  5    7    94   FON   -0,05     0,02  0,00   -0,09     0,04   0,00   -0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    95   FON    0,05     0,30  0,01    0,09     0,54   0,01    0,13     0,75   0,01  ║ 
║  5    7    96   FON    0,05     0,02  0,00    0,09     0,04   0,00    0,13     0,06   0,00  ║ 
║  5    7    97   FON    0,21     0,42  0,03    0,38     0,74   0,05    0,53     1,03   0,05  ║ 
║  5    7    98   FON    0,16     0,92  0,02    0,28     1,62   0,03    0,39     2,27   0,04  ║ 
║  5    7    99   FON    0,16     0,62  0,02    0,28     1,09   0,03    0,39     1,53   0,04  ║ 
║  5    7   100   FON    0,16     0,31  0,02    0,28     0,54   0,02    0,39     0,76   0,03  ║ 
║  5    7   101   FON    0,16     1,15  0,02    0,28     2,04   0,03    0,39     2,86   0,04  ║ 
║  5    7   102   FON    0,16     0,13  0,01    0,28     0,24   0,01    0,39     0,33   0,02  ║ 
║  5    7   103   FON   -5,87     6,35  0,37   -6,94     7,51   0,37   -8,62     9,33   0,36  ║ 
║  5    7   104   FON    0,21     0,18  0,01    0,38     0,32   0,02    0,53     0,45   0,02  ║ 
║  5    7   105   FON    0,21     0,42  0,02    0,38     0,74   0,03    0,53     1,03   0,03  ║ 
║  5    7   106   FON    0,21     0,42  0,02    0,38     0,74   0,04    0,53     1,03   0,04  ║ 
║  5    7   107   FON    0,21     0,40  0,01    0,38     0,71   0,02    0,53     1,00   0,02  ║ 
║  5    7   108   FON    0,21     0,28  0,02    0,38     0,50   0,02    0,53     0,70   0,03  ║ 
║  5    7   109   FON    0,21     0,56  0,02    0,38     0,98   0,03    0,53     1,38   0,04  ║ 
║  5    7   110   FON    0,21     0,14  0,01    0,38     0,24   0,02    0,53     0,34   0,02  ║ 
║  5    7   111   FON    0,21     0,57  0,02    0,38     1,01   0,03    0,53     1,41   0,04  ║ 
║  5    7   112   FON    0,33     0,28  0,02    0,59     0,50   0,03    0,82     0,70   0,03  ║ 
║  5    7   113   FON    0,33     0,65  0,03    0,59     1,15   0,05    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7   114   FON    0,33     0,65  0,03    0,59     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7   115   FON    0,33     0,25  0,02    0,59     0,44   0,03    0,82     0,61   0,03  ║ 
║  5    7   116   FON    0,33     0,28  0,02    0,59     0,50   0,03    0,82     0,70   0,03  ║ 
║  5    7   117   FON    0,33     0,65  0,03    0,59     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7   118   FON    0,33     0,65  0,03    0,59     1,15   0,04    0,82     1,61   0,05  ║ 
║  5    7   119   FON    0,33     0,34  0,02    0,59     0,60   0,03    0,82     0,84   0,04  ║ 
║  5    7   120   FON    0,36     0,25  0,03    0,64     0,44   0,04    0,89     0,61   0,05  ║ 
║  5    7   121   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   122   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   123   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   124   FON    0,36     0,68  0,04    0,64     1,21   0,05    0,89     1,69   0,06  ║ 
║  5    7   125   FON    0,36     0,80  0,04    0,64     1,41   0,05    0,89     1,98   0,06  ║ 
║  5    7   126   FON    0,36     0,52  0,03    0,64     0,92   0,04    0,89     1,29   0,05  ║ 
║  5    7   127   FON    0,36     0,80  0,04    0,64     1,41   0,06    0,89     1,98   0,07  ║ 
║  5    7   128   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   129   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   130   FON    0,36     0,01  0,00    0,64     0,01   0,00    0,89     0,02   0,00  ║ 
║  5    7   131   FON    0,36     0,35  0,03    0,64     0,61   0,05    0,89     0,86   0,06  ║ 
║  5    7   132   FON    0,16     0,31  0,02    0,28     0,54   0,03    0,39     0,76   0,03  ║ 
║  5    7   133   FON   -5,31    50,70  0,87   -5,90    56,27   0,81   -7,26    58,01   0,80  ║ 
║  5    8     2   FON   -5,31    50,70  0,87   -5,90    56,27   0,81   -7,26    58,01   0,80  ║ 
║  5    8     3   FON   -5,49    44,44  0,80   -6,21    50,34   0,76   -7,68    55,27   0,75  ║ 
║  5    8     4   FON   -5,49     2,36  0,27   -6,21     2,68   0,25   -7,68     3,31   0,25  ║ 
║  5    8     5   FON   -4,90     2,20  0,36   -5,69     2,55   0,35   -6,58     2,95   0,33  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

431 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    8     6   FON   -4,52     2,23  0,35   -4,99     2,46   0,33   -5,64     2,79   0,29  ║ 
║  5    8     7   FON   -5,49     1,04  0,17   -6,21     1,18   0,16   -7,68     1,46   0,15  ║ 
║  5    8     8   FON   -5,49    49,00  0,83   -6,21    55,51   0,79   -7,68    58,86   0,78  ║ 
║  5    8     9   FON   -5,60    44,51  0,73   -6,42    51,04   0,69   -7,95    61,30   0,69  ║ 
║  5    8    10   FON   -5,60    33,40  0,79   -6,42    38,30   0,75   -7,95    42,42   0,75  ║ 
║  5    8    11   FON   -5,60     4,77  0,34   -6,42     5,46   0,32   -7,95     6,77   0,32  ║ 
║  5    8    12   FON   -5,60     6,73  0,40   -6,42     7,71   0,38   -7,95     9,56   0,38  ║ 
║  5    8    13   FON   -5,60     8,11  0,44   -6,42     9,30   0,42   -7,95    11,53   0,42  ║ 
║  5    8    14   FON   -5,60     4,77  0,33   -6,42     5,46   0,31   -7,95     6,77   0,31  ║ 
║  5    8    15   FON   -5,60    38,64  0,82   -6,42    44,31   0,78   -7,95    47,36   0,77  ║ 
║  5    8    16   FON   -5,60    42,45  0,70   -6,42    48,67   0,67   -7,95    60,33   0,66  ║ 
║  5    8    17   FON   -5,66    42,61  0,71   -6,54    49,20   0,68   -8,12    59,94   0,68  ║ 
║  5    8    18   FON   -5,66    12,59  0,51   -6,54    14,54   0,49   -8,12    18,05   0,48  ║ 
║  5    8    19   FON   -5,66     2,54  0,23   -6,54     2,93   0,22   -8,12     3,64   0,22  ║ 
║  5    8    20   FON   -5,66     6,13  0,36   -6,54     7,08   0,35   -8,12     8,78   0,35  ║ 
║  5    8    21   FON   -5,66     6,81  0,38   -6,54     7,86   0,37   -8,12     9,76   0,37  ║ 
║  5    8    22   FON   -5,66     1,79  0,16   -6,54     2,07   0,16   -8,11     2,56   0,16  ║ 
║  5    8    23   FON   -5,66    12,59  0,51   -6,54    14,54   0,49   -8,12    18,05   0,49  ║ 
║  5    8    24   FON   -5,66    46,09  0,70   -6,54    53,23   0,68   -8,12    65,63   0,67  ║ 
║  5    8    25   FON   -5,71    42,99  0,72   -6,63    49,90   0,69   -8,24    59,86   0,69  ║ 
║  5    8    26   FON   -5,71    12,70  0,52   -6,63    14,75   0,50   -8,24    18,32   0,50  ║ 
║  5    8    27   FON   -5,71     6,87  0,41   -6,63     7,97   0,39   -8,24     9,90   0,39  ║ 
║  5    8    28   FON   -5,71     9,00  0,58   -6,63    10,45   0,56   -8,24    12,98   0,56  ║ 
║  5    8    29   FON   -5,71    18,71  0,69   -6,63    21,72   0,67   -8,24    26,99   0,66  ║ 
║  5    8    30   FON   -5,71    18,71  0,68   -6,63    21,72   0,65   -8,24    26,99   0,65  ║ 
║  5    8    31   FON   -5,71     9,00  0,58   -6,63    10,45   0,56   -8,24    12,98   0,56  ║ 
║  5    8    32   FON   -5,71     7,92  0,45   -6,63     9,20   0,43   -8,24    11,43   0,43  ║ 
║  5    8    33   FON   -5,71    12,70  0,52   -6,63    14,75   0,50   -8,24    18,32   0,50  ║ 
║  5    8    34   FON   -5,71    46,50  0,71   -6,63    53,98   0,69   -8,24    65,30   0,68  ║ 
║  5    8    35   FON   -5,78    44,56  0,75   -6,76    52,08   0,73   -8,40    59,23   0,73  ║ 
║  5    8    36   FON   -5,78    36,31  0,68   -6,76    42,44   0,67   -8,40    52,80   0,66  ║ 
║  5    8    37   FON   -5,78     4,92  0,36   -6,76     5,75   0,35   -8,40     7,16   0,35  ║ 
║  5    8    38   FON   -5,78     7,66  0,44   -6,76     8,95   0,43   -8,40    11,13   0,43  ║ 
║  5    8    39   FON   -5,78     6,25  0,39   -6,76     7,31   0,38   -8,40     9,09   0,38  ║ 
║  5    8    40   FON   -5,78     4,29  0,33   -6,76     5,02   0,32   -8,40     6,24   0,32  ║ 
║  5    8    41   FON   -5,78    36,67  0,71   -6,76    42,86   0,69   -8,40    51,86   0,69  ║ 
║  5    8    42   FON   -5,78    46,69  0,71   -6,76    54,57   0,69   -8,40    65,72   0,69  ║ 
║  5    8    43   FON   -5,89    45,41  0,87   -6,96    52,00   0,86   -8,67    52,00   0,86  ║ 
║  5    8    44   FON   -5,89     2,64  0,30   -6,96     3,12   0,30   -8,67     3,89   0,30  ║ 
║  5    8    45   FON   -5,89    47,22  0,89   -6,96    53,13   0,87   -8,67    53,13   0,87  ║ 
║  5    8    46   FON   -6,06    61,52  1,00   -7,27    61,66   1,00   -9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5    8    47   FON   -6,06     2,72  0,33   -7,27     3,26   0,33   -9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5    8    48   FON   -6,06     4,50  0,43   -7,27     5,40   0,43   -9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5    8    49   FON   -5,78     4,92  0,61   -6,76     5,75   0,59   -8,40     7,16   0,59  ║ 
║  5    8    50   FON   -6,06    60,79  1,00   -7,27    60,79   1,00   -9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5    8    51   FON   -4,76    14,34  0,57   -5,43    16,35   0,54   -6,23    18,76   0,50  ║ 
║  5    8    52   FON   -4,66    14,05  0,56   -5,25    15,83   0,52   -6,00    18,07   0,48  ║ 
║  5    8    53   FON   -4,85     1,40  0,13   -5,60     1,61   0,13   -6,45     1,86   0,12  ║ 
║  5    8    54   FON   -4,57     1,31  0,12   -5,08     1,46   0,11   -5,77     1,66   0,10  ║ 
║  5    8    55   FON   -5,60     3,02  0,32   -6,42     3,47   0,30   -7,95     4,30   0,30  ║ 
║  5    8    56   FON   -5,89     5,68  0,41   -6,96     6,71   0,41   -8,67     8,37   0,41  ║ 
║  5    8    57   FON   -5,89     2,14  0,29   -6,95     2,53   0,28   -8,67     3,15   0,28  ║ 
║  5    8    58   FON   -5,03     3,74  0,40   -5,93     4,40   0,39   -6,89     5,12   0,37  ║ 
║  5    8    59   FON   -5,03     0,12  0,04   -5,93     0,14   0,03   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    60   FON   -5,03     0,12  0,03   -5,93     0,14   0,03   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    61   FON   -5,03     0,12  0,04   -5,93     0,14   0,04   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    62   FON   -5,03     9,22  0,51   -5,93    10,86   0,50   -6,89    12,63   0,47  ║ 
║  5    8    63   FON   -5,03     9,22  0,42   -5,93    10,86   0,42   -6,89    12,63   0,39  ║ 
║  5    8    64   FON   -5,03     9,22  0,42   -5,93    10,86   0,42   -6,89    12,63   0,39  ║ 
║  5    8    65   FON   -5,03     9,22  0,52   -5,93    10,86   0,51   -6,89    12,63   0,47  ║ 
║  5    8    66   FON   -5,03     0,12  0,03   -5,93     0,14   0,03   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    67   FON   -5,03     0,12  0,03   -5,93     0,14   0,03   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    68   FON   -5,03     0,12  0,03   -5,93     0,14   0,03   -6,89     0,16   0,03  ║ 
║  5    8    69   FON   -5,03     5,44  0,54   -5,93     6,41   0,53   -6,89     7,46   0,49  ║ 
║  5    8    70   FON   -5,01     4,55  0,33   -5,89     5,35   0,33   -6,84     6,21   0,30  ║ 
║  5    8    71   FON   -5,01     9,83  0,46   -5,89    11,56   0,45   -6,84    13,43   0,42  ║ 
║  5    8    72   FON   -5,01     9,83  0,46   -5,89    11,56   0,45   -6,84    13,43   0,42  ║ 
║  5    8    73   FON   -5,01     3,46  0,29   -5,89     4,06   0,28   -6,84     4,72   0,26  ║ 
║  5    8    74   FON   -5,01     4,27  0,32   -5,89     5,02   0,32   -6,84     5,83   0,29  ║ 
║  5    8    75   FON   -5,01     9,83  0,45   -5,89    11,56   0,44   -6,84    13,43   0,41  ║ 
║  5    8    76   FON   -5,01     9,83  0,45   -5,89    11,56   0,44   -6,84    13,43   0,41  ║ 
║  5    8    77   FON   -5,01     5,13  0,34   -5,89     6,02   0,34   -6,84     7,00   0,31  ║ 
║  5    8    78   FON   -4,90     4,73  0,34   -5,69     5,49   0,32   -6,58     6,35   0,30  ║ 
║  5    8    79   FON   -4,90     9,62  0,47   -5,69    11,17   0,45   -6,58    12,91   0,42  ║ 
║  5    8    80   FON   -4,90     9,62  0,55   -5,69    11,17   0,53   -6,58    12,91   0,49  ║ 
║  5    8    81   FON   -4,90     8,98  0,32   -5,69    10,43   0,31   -6,58    12,05   0,29  ║ 
║  5    8    82   FON   -4,90     6,49  0,35   -5,69     7,54   0,34   -6,58     8,71   0,31  ║ 
║  5    8    83   FON   -4,90    12,84  0,49   -5,69    14,90   0,47   -6,58    17,22   0,44  ║ 
║  5    8    84   FON   -4,90     4,18  0,30   -5,69     4,85   0,29   -6,58     5,60   0,27  ║ 
║  5    8    85   FON   -4,90     9,62  0,76   -5,69    11,17   0,74   -6,58    12,60   0,68  ║ 
║  5    8    86   FON   -4,85    28,35  0,68   -5,60    32,70   0,65   -6,45    37,71   0,60  ║ 
║  5    8    87   FON   -4,85    19,05  0,69   -5,60    21,98   0,66   -6,45    25,35   0,61  ║ 
║  5    8    88   FON   -4,85     9,52  0,50   -5,60    10,98   0,48   -6,45    12,66   0,44  ║ 
║  5    8    89   FON   -4,85    36,20  0,72   -5,60    41,76   0,70   -6,45    48,16   0,64  ║ 
║  5    8    90   FON   -4,90    14,45  0,54   -5,69    16,77   0,52   -6,58    19,39   0,48  ║ 
║  5    8    91   FON   -4,85    10,15  0,49   -5,60    11,71   0,47   -6,45    13,50   0,43  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

432 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    8    92   FON   -4,85     7,64  0,45   -5,60     8,82   0,43   -6,45    10,17   0,40  ║ 
║  5    8    93   FON   -4,76    27,81  0,71   -5,43    31,71   0,68   -6,23    36,39   0,62  ║ 
║  5    8    94   FON   -4,76     2,13  0,22   -5,43     2,43   0,21   -6,23     2,79   0,19  ║ 
║  5    8    95   FON   -4,66    27,26  0,69   -5,25    30,70   0,65   -6,00    35,05   0,60  ║ 
║  5    8    96   FON   -4,66     2,09  0,22   -5,25     2,36   0,20   -6,00     2,69   0,19  ║ 
║  5    8    97   FON   -4,52     8,87  0,70   -4,99     9,79   0,65   -5,64    11,08   0,59  ║ 
║  5    8    98   FON   -4,57    26,71  0,64   -5,08    29,68   0,60   -5,77    33,70   0,54  ║ 
║  5    8    99   FON   -4,57    17,95  0,66   -5,08    19,95   0,61   -5,77    22,65   0,55  ║ 
║  5    8   100   FON   -4,57     8,97  0,45   -5,08     9,97   0,42   -5,77    11,32   0,38  ║ 
║  5    8   101   FON   -4,57    33,54  0,65   -5,08    37,28   0,60   -5,77    42,32   0,55  ║ 
║  5    8   102   FON   -4,57     3,89  0,27   -5,08     4,33   0,25   -5,77     4,91   0,23  ║ 
║  5    8   103   FON   -5,89     6,37  0,37   -6,96     7,53   0,37   -8,67     9,38   0,37  ║ 
║  5    8   104   FON   -4,52     3,85  0,28   -4,99     4,25   0,26   -5,64     4,81   0,24  ║ 
║  5    8   105   FON   -4,52     8,87  0,43   -4,99     9,79   0,39   -5,64    11,08   0,35  ║ 
║  5    8   106   FON   -4,52     8,87  0,52   -4,99     9,79   0,47   -5,64    11,08   0,43  ║ 
║  5    8   107   FON   -4,52     8,58  0,30   -4,99     9,46   0,28   -5,64    10,71   0,25  ║ 
║  5    8   108   FON   -4,52     5,99  0,36   -4,99     6,61   0,33   -5,64     7,48   0,30  ║ 
║  5    8   109   FON   -4,52    11,83  0,47   -4,99    13,06   0,43   -5,64    14,78   0,39  ║ 
║  5    8   110   FON   -4,52     2,89  0,23   -4,99     3,19   0,21   -5,64     3,60   0,19  ║ 
║  5    8   111   FON   -4,52    12,13  0,48   -4,99    13,39   0,44   -5,64    15,15   0,40  ║ 
║  5    8   112   FON   -4,41     3,76  0,28   -4,79     4,08   0,25   -5,38     4,58   0,22  ║ 
║  5    8   113   FON   -4,41     8,66  0,41   -4,79     9,40   0,37   -5,38    10,56   0,33  ║ 
║  5    8   114   FON   -4,41     8,66  0,40   -4,79     9,40   0,36   -5,38    10,56   0,33  ║ 
║  5    8   115   FON   -4,41     3,28  0,27   -4,79     3,56   0,24   -5,38     4,00   0,22  ║ 
║  5    8   116   FON   -4,41     3,76  0,28   -4,79     4,08   0,25   -5,38     4,58   0,22  ║ 
║  5    8   117   FON   -4,41     8,66  0,40   -4,79     9,40   0,36   -5,38    10,56   0,32  ║ 
║  5    8   118   FON   -4,41     8,66  0,40   -4,79     9,40   0,36   -5,38    10,56   0,32  ║ 
║  5    8   119   FON   -4,41     4,51  0,30   -4,79     4,90   0,28   -5,38     5,51   0,25  ║ 
║  5    8   120   FON   -4,39     3,03  0,36   -4,74     3,27   0,33   -5,32     3,67   0,29  ║ 
║  5    8   121   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   122   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   123   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   124   FON   -4,39     8,32  0,45   -4,74     9,00   0,41   -5,32    10,09   0,37  ║ 
║  5    8   125   FON   -4,39     9,76  0,45   -4,74    10,55   0,41   -5,32    11,83   0,37  ║ 
║  5    8   126   FON   -4,39     6,36  0,36   -4,74     6,87   0,32   -5,32     7,71   0,29  ║ 
║  5    8   127   FON   -4,39     9,76  0,49   -4,74    10,55   0,44   -5,32    11,83   0,40  ║ 
║  5    8   128   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   129   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   130   FON   -4,39     0,10  0,03   -4,74     0,11   0,03   -5,32     0,12   0,03  ║ 
║  5    8   131   FON   -4,39     4,23  0,42   -4,74     4,58   0,38   -5,32     5,13   0,34  ║ 
║  5    8   132   FON   -4,57     8,97  0,54   -5,08     9,97   0,50   -5,77    11,32   0,45  ║ 
║  5    8   133   FON   -2,63    25,05  0,43   -3,03    28,88   0,41   -3,50    33,42   0,38  ║ 
║  5    9     2   FON   -2,63    25,05  0,43   -3,03    28,88   0,41   -3,50    33,42   0,38  ║ 
║  5    9     3   FON   -2,60    21,10  0,38   -3,00    24,34   0,37   -3,47    28,09   0,34  ║ 
║  5    9     4   FON   -2,60     1,12  0,13   -3,00     1,29   0,12   -3,47     1,49   0,11  ║ 
║  5    9     5   FON   -6,38     2,86  0,47   -7,66     3,43   0,47   -9,55     4,29   0,47  ║ 
║  5    9     6   FON   -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5    9     7   FON   -2,60     0,49  0,08   -3,00     0,57   0,08   -3,47     0,66   0,07  ║ 
║  5    9     8   FON   -2,60    23,26  0,40   -3,00    26,84   0,38   -3,47    30,97   0,35  ║ 
║  5    9     9   FON   -2,59    20,60  0,34   -2,99    23,78   0,32   -3,44    27,39   0,30  ║ 
║  5    9    10   FON   -2,59    15,46  0,36   -2,99    17,85   0,35   -3,44    20,56   0,32  ║ 
║  5    9    11   FON   -2,59     2,21  0,16   -2,99     2,55   0,15   -3,44     2,93   0,14  ║ 
║  5    9    12   FON   -2,59     3,11  0,19   -2,99     3,59   0,18   -3,44     4,14   0,16  ║ 
║  5    9    13   FON   -2,59     3,75  0,21   -2,99     4,33   0,20   -3,44     4,99   0,18  ║ 
║  5    9    14   FON   -2,59     2,21  0,15   -2,99     2,55   0,15   -3,44     2,93   0,14  ║ 
║  5    9    15   FON   -2,59    17,89  0,38   -2,99    20,65   0,36   -3,44    23,78   0,33  ║ 
║  5    9    16   FON   -2,59    19,65  0,32   -2,99    22,68   0,31   -3,44    26,12   0,29  ║ 
║  5    9    17   FON   -2,58    19,42  0,32   -2,98    22,43   0,31   -3,43    25,81   0,29  ║ 
║  5    9    18   FON   -2,58     5,74  0,23   -2,98     6,63   0,22   -3,43     7,63   0,20  ║ 
║  5    9    19   FON   -2,58     1,16  0,11   -2,98     1,34   0,10   -3,43     1,54   0,09  ║ 
║  5    9    20   FON   -2,58     2,79  0,17   -2,98     3,23   0,16   -3,43     3,71   0,15  ║ 
║  5    9    21   FON   -2,58     3,10  0,18   -2,98     3,58   0,17   -3,43     4,12   0,16  ║ 
║  5    9    22   FON   -2,58     0,82  0,07   -2,98     0,94   0,07   -3,43     1,08   0,07  ║ 
║  5    9    23   FON   -2,58     5,74  0,23   -2,98     6,63   0,22   -3,43     7,63   0,21  ║ 
║  5    9    24   FON   -2,58    21,01  0,32   -2,98    24,26   0,31   -3,43    27,92   0,28  ║ 
║  5    9    25   FON   -2,58    19,38  0,32   -2,97    22,38   0,31   -3,42    25,73   0,29  ║ 
║  5    9    26   FON   -2,58     5,73  0,23   -2,97     6,61   0,22   -3,42     7,60   0,21  ║ 
║  5    9    27   FON   -2,58     3,10  0,18   -2,97     3,58   0,18   -3,42     4,11   0,16  ║ 
║  5    9    28   FON   -2,58     4,06  0,26   -2,97     4,69   0,25   -3,42     5,39   0,23  ║ 
║  5    9    29   FON   -2,58     8,44  0,31   -2,97     9,74   0,30   -3,42    11,20   0,28  ║ 
║  5    9    30   FON   -2,58     8,44  0,30   -2,97     9,74   0,29   -3,42    11,20   0,27  ║ 
║  5    9    31   FON   -2,58     4,06  0,26   -2,97     4,69   0,25   -3,42     5,39   0,23  ║ 
║  5    9    32   FON   -2,58     3,57  0,20   -2,97     4,12   0,19   -3,42     4,74   0,18  ║ 
║  5    9    33   FON   -2,58     5,73  0,23   -2,97     6,61   0,22   -3,42     7,60   0,21  ║ 
║  5    9    34   FON   -2,58    20,96  0,32   -2,97    24,21   0,31   -3,42    27,83   0,28  ║ 
║  5    9    35   FON   -2,57    19,79  0,33   -2,97    22,86   0,32   -3,41    26,25   0,30  ║ 
║  5    9    36   FON   -2,57    16,13  0,30   -2,97    18,63   0,29   -3,41    21,39   0,27  ║ 
║  5    9    37   FON   -2,57     2,19  0,16   -2,97     2,53   0,15   -3,41     2,90   0,14  ║ 
║  5    9    38   FON   -2,57     3,40  0,20   -2,97     3,93   0,19   -3,41     4,51   0,17  ║ 
║  5    9    39   FON   -2,57     2,78  0,17   -2,97     3,21   0,17   -3,41     3,68   0,15  ║ 
║  5    9    40   FON   -2,57     1,91  0,15   -2,97     2,20   0,14   -3,41     2,53   0,13  ║ 
║  5    9    41   FON   -2,57    16,29  0,31   -2,97    18,82   0,30   -3,41    21,61   0,28  ║ 
║  5    9    42   FON   -2,57    20,74  0,32   -2,97    23,96   0,30   -3,41    27,51   0,28  ║ 
║  5    9    43   FON   -2,55    19,68  0,38   -2,95    22,75   0,36   -3,38    26,07   0,33  ║ 
║  5    9    44   FON   -2,55     1,15  0,13   -2,95     1,32   0,13   -3,38     1,52   0,12  ║ 
║  5    9    45   FON   -2,55    20,47  0,39   -2,95    23,66   0,37   -3,38    27,11   0,34  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

433 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9    46   FON   -2,53    25,69  0,42   -2,93    29,72   0,40   -3,35    33,96   0,37  ║ 
║  5    9    47   FON   -2,53     1,14  0,14   -2,93     1,31   0,13   -3,35     1,50   0,12  ║ 
║  5    9    48   FON   -2,53     1,88  0,18   -2,93     2,18   0,17   -3,35     2,49   0,16  ║ 
║  5    9    49   FON   -2,57     2,19  0,27   -2,97     2,53   0,26   -3,41     2,90   0,24  ║ 
║  5    9    50   FON   -2,53    25,38  0,42   -2,93    29,37   0,40   -3,35    33,55   0,37  ║ 
║  5    9    51   FON   -6,39    19,26  0,77   -7,68    23,13   0,77   -9,58    25,18   0,76  ║ 
║  5    9    52   FON   -6,40    19,30  0,77   -7,69    23,16   0,77   -9,60    25,18   0,77  ║ 
║  5    9    53   FON   -6,38     1,84  0,18   -7,66     2,20   0,18   -9,57     2,75   0,18  ║ 
║  5    9    54   FON   -6,42     1,85  0,17   -7,70     2,22   0,17   -9,62     2,77   0,17  ║ 
║  5    9    55   FON   -2,59     1,40  0,15   -2,99     1,62   0,14   -3,44     1,86   0,13  ║ 
║  5    9    56   FON   -2,55     2,46  0,18   -2,95     2,85   0,17   -3,38     3,26   0,16  ║ 
║  5    9    57   FON   -2,55     0,93  0,13   -2,95     1,07   0,12   -3,38     1,23   0,11  ║ 
║  5    9    58   FON   -6,36     4,72  0,51   -7,64     5,67   0,51   -9,53     7,08   0,51  ║ 
║  5    9    59   FON   -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    60   FON   -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    61   FON   -6,36     0,15  0,05   -7,64     0,18   0,05   -9,53     0,22   0,05  ║ 
║  5    9    62   FON   -6,36    11,65  0,65   -7,64    14,00   0,65   -9,53    17,46   0,65  ║ 
║  5    9    63   FON   -6,36    11,65  0,53   -7,64    14,00   0,54   -9,53    17,46   0,53  ║ 
║  5    9    64   FON   -6,36    11,65  0,54   -7,64    14,00   0,54   -9,53    17,46   0,53  ║ 
║  5    9    65   FON   -6,36    11,65  0,65   -7,64    14,00   0,65   -9,53    17,46   0,65  ║ 
║  5    9    66   FON   -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    67   FON   -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    68   FON   -6,36     0,15  0,04   -7,64     0,18   0,04   -9,53     0,22   0,04  ║ 
║  5    9    69   FON   -6,36     6,88  0,68   -7,64     8,27   0,68   -9,53    10,13   0,68  ║ 
║  5    9    70   FON   -6,36     5,78  0,42   -7,64     6,94   0,42   -9,53     8,65   0,42  ║ 
║  5    9    71   FON   -6,36    12,48  0,59   -7,64    15,00   0,59   -9,53    18,70   0,59  ║ 
║  5    9    72   FON   -6,36    12,48  0,58   -7,64    15,00   0,58   -9,53    18,70   0,58  ║ 
║  5    9    73   FON   -6,36     4,39  0,36   -7,64     5,27   0,36   -9,53     6,58   0,36  ║ 
║  5    9    74   FON   -6,36     5,42  0,41   -7,64     6,51   0,41   -9,53     8,12   0,41  ║ 
║  5    9    75   FON   -6,36    12,48  0,58   -7,64    15,00   0,58   -9,53    18,70   0,58  ║ 
║  5    9    76   FON   -6,36    12,48  0,57   -7,64    15,00   0,57   -9,53    18,70   0,57  ║ 
║  5    9    77   FON   -6,36     6,51  0,44   -7,64     7,82   0,44   -9,53     9,75   0,44  ║ 
║  5    9    78   FON   -6,38     6,15  0,44   -7,66     7,39   0,44   -9,55     9,22   0,44  ║ 
║  5    9    79   FON   -6,38    12,51  0,61   -7,66    15,03   0,61   -9,55    18,75   0,60  ║ 
║  5    9    80   FON   -6,38    12,51  0,71   -7,66    15,03   0,71   -9,55    17,53   0,71  ║ 
║  5    9    81   FON   -6,38    11,68  0,42   -7,66    14,03   0,42   -9,55    17,51   0,42  ║ 
║  5    9    82   FON   -6,38     8,44  0,46   -7,66    10,14   0,46   -9,55    12,66   0,46  ║ 
║  5    9    83   FON   -6,38    16,69  0,64   -7,66    20,05   0,64   -9,55    25,02   0,64  ║ 
║  5    9    84   FON   -6,38     5,43  0,39   -7,66     6,52   0,39   -9,55     8,14   0,39  ║ 
║  5    9    85   FON   -6,38    12,51  0,99   -7,66    12,60   0,99   -9,55    12,60   0,99  ║ 
║  5    9    86   FON   -6,38    37,29  0,90   -7,66    41,67   0,90   -9,57    41,67   0,89  ║ 
║  5    9    87   FON   -6,38    25,06  0,91   -7,66    27,57   0,91   -9,57    27,57   0,91  ║ 
║  5    9    88   FON   -6,38    12,52  0,65   -7,66    15,04   0,65   -9,57    18,77   0,65  ║ 
║  5    9    89   FON   -6,38    47,62  0,95   -7,66    49,95   0,95   -9,57    49,95   0,95  ║ 
║  5    9    90   FON   -6,38    18,79  0,70   -7,66    22,57   0,70   -9,55    26,81   0,70  ║ 
║  5    9    91   FON   -6,38    13,36  0,64   -7,66    16,04   0,64   -9,57    20,02   0,64  ║ 
║  5    9    92   FON   -6,38    10,06  0,59   -7,66    12,08   0,59   -9,57    15,07   0,59  ║ 
║  5    9    93   FON   -6,39    37,36  0,96   -7,68    39,04   0,96   -9,58    39,04   0,96  ║ 
║  5    9    94   FON   -6,39     2,87  0,30   -7,68     3,44   0,30   -9,58     4,30   0,30  ║ 
║  5    9    95   FON   -6,40    37,43  0,95   -7,69    39,26   0,95   -9,60    39,26   0,95  ║ 
║  5    9    96   FON   -6,40     2,87  0,30   -7,69     3,45   0,30   -9,60     4,31   0,30  ║ 
║  5    9    97   FON   -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5    9    98   FON   -6,42    37,50  0,90   -7,70    41,54   0,90   -9,62    41,54   0,90  ║ 
║  5    9    99   FON   -6,42    25,20  0,92   -7,70    27,37   0,92   -9,62    27,37   0,92  ║ 
║  5    9   100   FON   -6,42    12,59  0,63   -7,70    15,11   0,63   -9,62    18,88   0,63  ║ 
║  5    9   101   FON   -6,42    47,09  0,91   -7,70    51,59   0,91   -9,62    51,59   0,91  ║ 
║  5    9   102   FON   -6,42     5,46  0,38   -7,70     6,56   0,38   -9,62     8,20   0,38  ║ 
║  5    9   103   FON   -2,55     2,76  0,16   -2,95     3,19   0,16   -3,38     3,66   0,14  ║ 
║  5    9   104   FON   -6,42     5,47  0,40   -7,71     6,56   0,40   -9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5    9   105   FON   -6,42    12,60  0,60   -7,71    15,12   0,60   -9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5    9   106   FON   -6,42    12,60  0,73   -7,71    15,12   0,73   -9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5    9   107   FON   -6,42    12,19  0,43   -7,71    14,62   0,43   -9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5    9   108   FON   -6,42     8,51  0,51   -7,71    10,21   0,51   -9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5    9   109   FON   -6,42    16,82  0,66   -7,71    20,18   0,66   -9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5    9   110   FON   -6,42     4,10  0,32   -7,71     4,92   0,32   -9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5    9   111   FON   -6,42    17,24  0,68   -7,71    20,69   0,68   -9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5    9   112   FON   -6,44     5,48  0,40   -7,72     6,58   0,40   -9,66     8,22   0,40  ║ 
║  5    9   113   FON   -6,44    12,63  0,60   -7,72    15,15   0,60   -9,66    18,95   0,60  ║ 
║  5    9   114   FON   -6,44    12,63  0,59   -7,72    15,15   0,59   -9,66    18,95   0,59  ║ 
║  5    9   115   FON   -6,44     4,78  0,39   -7,72     5,73   0,39   -9,66     7,17   0,39  ║ 
║  5    9   116   FON   -6,44     5,48  0,40   -7,72     6,58   0,40   -9,66     8,22   0,40  ║ 
║  5    9   117   FON   -6,44    12,63  0,58   -7,72    15,15   0,58   -9,66    18,95   0,58  ║ 
║  5    9   118   FON   -6,44    12,63  0,58   -7,72    15,15   0,58   -9,66    18,95   0,58  ║ 
║  5    9   119   FON   -6,44     6,58  0,44   -7,72     7,90   0,44   -9,66     9,88   0,44  ║ 
║  5    9   120   FON   -6,44     4,44  0,53   -7,72     5,33   0,53   -9,66     6,67   0,53  ║ 
║  5    9   121   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   122   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   123   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   124   FON   -6,44    12,22  0,67   -7,72    14,66   0,66   -9,66    18,33   0,67  ║ 
║  5    9   125   FON   -6,44    14,32  0,66   -7,72    17,18   0,66   -9,66    21,49   0,66  ║ 
║  5    9   126   FON   -6,44     9,33  0,53   -7,72    11,20   0,52   -9,66    14,00   0,53  ║ 
║  5    9   127   FON   -6,44    14,32  0,72   -7,72    17,18   0,72   -9,66    19,92   0,72  ║ 
║  5    9   128   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   129   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   130   FON   -6,44     0,15  0,05   -7,72     0,18   0,05   -9,66     0,22   0,05  ║ 
║  5    9   131   FON   -6,44     6,21  0,62   -7,72     7,45   0,62   -9,66     9,32   0,62  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

434 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5    9   132   FON   -6,42    12,59  0,75   -7,70    15,11   0,75   -9,62    16,76   0,75  ║ 
║  5    9   133   FON   -0,24     2,26  0,04   -0,28     2,71   0,04   -0,36     3,46   0,04  ║ 
║  5   10     2   FON   -0,24     2,26  0,04   -0,28     2,71   0,04   -0,36     3,46   0,04  ║ 
║  5   10     3   FON   -0,13     1,05  0,02   -0,16     1,26   0,02   -0,20     1,61   0,02  ║ 
║  5   10     4   FON   -0,13     0,06  0,01   -0,16     0,07   0,01   -0,20     0,09   0,01  ║ 
║  5   10     5   FON   -6,19     2,77  0,46   -7,42     3,33   0,46   -9,27     4,16   0,46  ║ 
║  5   10     6   FON   -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5   10     7   FON   -0,13     0,02  0,00   -0,16     0,03   0,00   -0,20     0,04   0,00  ║ 
║  5   10     8   FON   -0,13     1,16  0,02   -0,16     1,39   0,02   -0,20     1,78   0,02  ║ 
║  5   10     9   FON   -0,06     0,49  0,01   -0,07     0,58   0,01   -0,09     0,75   0,01  ║ 
║  5   10    10   FON   -0,06     0,37  0,01   -0,07     0,44   0,01   -0,09     0,56   0,01  ║ 
║  5   10    11   FON   -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,09     0,08   0,00  ║ 
║  5   10    12   FON   -0,06     0,07  0,00   -0,07     0,09   0,00   -0,09     0,11   0,00  ║ 
║  5   10    13   FON   -0,06     0,09  0,00   -0,07     0,11   0,00   -0,09     0,14   0,00  ║ 
║  5   10    14   FON   -0,06     0,05  0,00   -0,07     0,06   0,00   -0,09     0,08   0,00  ║ 
║  5   10    15   FON   -0,06     0,42  0,01   -0,07     0,51   0,01   -0,09     0,65   0,01  ║ 
║  5   10    16   FON   -0,06     0,46  0,01   -0,07     0,56   0,01   -0,09     0,71   0,01  ║ 
║  5   10    17   FON   -0,02     0,15  0,00   -0,02     0,18   0,00   -0,03     0,23   0,00  ║ 
║  5   10    18   FON   -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    19   FON   -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    20   FON   -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,03   0,00   -0,03     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    21   FON   -0,02     0,02  0,00   -0,02     0,03   0,00   -0,03     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    22   FON   -0,02     0,01  0,00   -0,02     0,01   0,00   -0,03     0,01   0,00  ║ 
║  5   10    23   FON   -0,02     0,04  0,00   -0,02     0,05   0,00   -0,03     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    24   FON   -0,02     0,16  0,00   -0,02     0,19   0,00   -0,03     0,24   0,00  ║ 
║  5   10    25   FON    0,01     0,09  0,00    0,01     0,11   0,00    0,02     0,13   0,00  ║ 
║  5   10    26   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    27   FON    0,01     0,01  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    28   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    29   FON    0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    30   FON    0,01     0,04  0,00    0,01     0,05   0,00    0,02     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    31   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,03   0,00  ║ 
║  5   10    32   FON    0,01     0,02  0,00    0,01     0,02   0,00    0,02     0,02   0,00  ║ 
║  5   10    33   FON    0,01     0,03  0,00    0,01     0,03   0,00    0,02     0,04   0,00  ║ 
║  5   10    34   FON    0,01     0,10  0,00    0,01     0,11   0,00    0,02     0,15   0,00  ║ 
║  5   10    35   FON    0,05     0,41  0,01    0,06     0,49   0,01    0,08     0,63   0,01  ║ 
║  5   10    36   FON    0,05     0,33  0,01    0,06     0,40   0,01    0,08     0,51   0,01  ║ 
║  5   10    37   FON    0,05     0,05  0,00    0,06     0,05   0,00    0,08     0,07   0,00  ║ 
║  5   10    38   FON    0,05     0,07  0,00    0,06     0,08   0,00    0,08     0,11   0,00  ║ 
║  5   10    39   FON    0,05     0,06  0,00    0,06     0,07   0,00    0,08     0,09   0,00  ║ 
║  5   10    40   FON    0,05     0,04  0,00    0,06     0,05   0,00    0,08     0,06   0,00  ║ 
║  5   10    41   FON    0,05     0,34  0,01    0,06     0,41   0,01    0,08     0,52   0,01  ║ 
║  5   10    42   FON    0,05     0,43  0,01    0,06     0,52   0,01    0,08     0,66   0,01  ║ 
║  5   10    43   FON    0,12     0,94  0,02    0,15     1,13   0,02    0,19     1,44   0,02  ║ 
║  5   10    44   FON    0,12     0,05  0,01    0,15     0,07   0,01    0,19     0,08   0,01  ║ 
║  5   10    45   FON    0,12     0,98  0,02    0,15     1,17   0,02    0,19     1,50   0,02  ║ 
║  5   10    46   FON    0,23     2,32  0,04    0,27     2,78   0,04    0,35     3,55   0,04  ║ 
║  5   10    47   FON    0,23     0,10  0,01    0,27     0,12   0,01    0,35     0,16   0,01  ║ 
║  5   10    48   FON    0,23     0,17  0,02    0,27     0,20   0,02    0,35     0,26   0,02  ║ 
║  5   10    49   FON    0,05     0,05  0,01    0,06     0,05   0,01    0,08     0,07   0,01  ║ 
║  5   10    50   FON    0,23     2,29  0,04    0,27     2,75   0,04    0,35     3,51   0,04  ║ 
║  5   10    51   FON   -6,27    18,90  0,75   -7,53    22,69   0,75   -9,41    25,18   0,75  ║ 
║  5   10    52   FON   -6,33    19,08  0,76   -7,60    22,90   0,76   -9,50    25,18   0,76  ║ 
║  5   10    53   FON   -6,22     1,79  0,17   -7,46     2,15   0,17   -9,32     2,68   0,17  ║ 
║  5   10    54   FON   -6,39     1,84  0,17   -7,67     2,21   0,17   -9,59     2,76   0,17  ║ 
║  5   10    55   FON   -0,06     0,03  0,00   -0,07     0,04   0,00   -0,09     0,05   0,00  ║ 
║  5   10    56   FON    0,12     0,12  0,01    0,15     0,14   0,01    0,19     0,18   0,01  ║ 
║  5   10    57   FON    0,12     0,04  0,01    0,14     0,05   0,01    0,18     0,07   0,01  ║ 
║  5   10    58   FON   -6,11     4,53  0,49   -7,33     5,44   0,49   -9,15     6,79   0,49  ║ 
║  5   10    59   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    60   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    61   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    62   FON   -6,11    11,19  0,62   -7,33    13,43   0,62   -9,15    16,77   0,62  ║ 
║  5   10    63   FON   -6,11    11,19  0,51   -7,33    13,43   0,51   -9,15    16,77   0,51  ║ 
║  5   10    64   FON   -6,11    11,19  0,51   -7,33    13,43   0,51   -9,15    16,77   0,51  ║ 
║  5   10    65   FON   -6,11    11,19  0,63   -7,33    13,43   0,63   -9,15    16,77   0,63  ║ 
║  5   10    66   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    67   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    68   FON   -6,11     0,14  0,04   -7,33     0,17   0,04   -9,15     0,21   0,04  ║ 
║  5   10    69   FON   -6,11     6,61  0,65   -7,33     7,93   0,65   -9,15     9,90   0,65  ║ 
║  5   10    70   FON   -6,12     5,55  0,41   -7,34     6,67   0,41   -9,17     8,32   0,41  ║ 
║  5   10    71   FON   -6,12    12,01  0,57   -7,34    14,41   0,57   -9,17    17,99   0,56  ║ 
║  5   10    72   FON   -6,12    12,01  0,56   -7,34    14,41   0,56   -9,17    17,99   0,56  ║ 
║  5   10    73   FON   -6,12     4,22  0,35   -7,34     5,07   0,35   -9,17     6,33   0,35  ║ 
║  5   10    74   FON   -6,12     5,21  0,40   -7,34     6,25   0,40   -9,17     7,81   0,39  ║ 
║  5   10    75   FON   -6,12    12,01  0,55   -7,34    14,41   0,55   -9,17    17,99   0,55  ║ 
║  5   10    76   FON   -6,12    12,01  0,55   -7,34    14,41   0,55   -9,17    17,99   0,55  ║ 
║  5   10    77   FON   -6,12     6,26  0,42   -7,34     7,51   0,42   -9,17     9,38   0,42  ║ 
║  5   10    78   FON   -6,19     5,97  0,42   -7,42     7,16   0,42   -9,27     8,95   0,42  ║ 
║  5   10    79   FON   -6,19    12,14  0,59   -7,42    14,57   0,59   -9,27    18,19   0,59  ║ 
║  5   10    80   FON   -6,19    12,14  0,69   -7,42    14,57   0,69   -9,27    17,53   0,69  ║ 
║  5   10    81   FON   -6,19    11,33  0,41   -7,42    13,60   0,41   -9,27    16,99   0,41  ║ 
║  5   10    82   FON   -6,19     8,19  0,44   -7,42     9,83   0,44   -9,27    12,28   0,44  ║ 
║  5   10    83   FON   -6,19    16,19  0,62   -7,42    19,43   0,62   -9,27    24,27   0,62  ║ 
║  5   10    84   FON   -6,19     5,27  0,38   -7,42     6,32   0,38   -9,27     7,90   0,38  ║ 
║  5   10    85   FON   -6,19    12,14  0,96   -7,42    12,60   0,96   -9,27    12,60   0,96  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   10    86   FON   -6,22    36,33  0,87   -7,46    41,67   0,87   -9,32    41,67   0,87  ║ 
║  5   10    87   FON   -6,22    24,42  0,89   -7,46    27,57   0,89   -9,32    27,57   0,89  ║ 
║  5   10    88   FON   -6,22    12,20  0,64   -7,46    14,64   0,64   -9,32    18,29   0,63  ║ 
║  5   10    89   FON   -6,22    46,40  0,93   -7,46    49,95   0,93   -9,32    49,95   0,93  ║ 
║  5   10    90   FON   -6,19    18,23  0,68   -7,42    21,88   0,68   -9,27    26,81   0,68  ║ 
║  5   10    91   FON   -6,22    13,01  0,62   -7,46    15,61   0,62   -9,32    19,50   0,62  ║ 
║  5   10    92   FON   -6,22     9,80  0,57   -7,46    11,76   0,57   -9,32    14,68   0,57  ║ 
║  5   10    93   FON   -6,27    36,67  0,94   -7,53    39,04   0,94   -9,41    39,04   0,94  ║ 
║  5   10    94   FON   -6,27     2,81  0,29   -7,53     3,38   0,29   -9,41     4,22   0,29  ║ 
║  5   10    95   FON   -6,33    37,01  0,94   -7,60    39,26   0,94   -9,50    39,26   0,94  ║ 
║  5   10    96   FON   -6,33     2,84  0,29   -7,60     3,41   0,29   -9,50     4,26   0,29  ║ 
║  5   10    97   FON   -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5   10    98   FON   -6,39    37,35  0,90   -7,67    41,54   0,90   -9,59    41,54   0,90  ║ 
║  5   10    99   FON   -6,39    25,11  0,92   -7,67    27,37   0,92   -9,59    27,37   0,92  ║ 
║  5   10   100   FON   -6,39    12,54  0,63   -7,67    15,05   0,63   -9,59    18,81   0,63  ║ 
║  5   10   101   FON   -6,39    46,91  0,91   -7,67    51,59   0,91   -9,59    51,59   0,91  ║ 
║  5   10   102   FON   -6,39     5,44  0,38   -7,67     6,53   0,38   -9,59     8,16   0,38  ║ 
║  5   10   103   FON    0,12     0,13  0,01    0,15     0,16   0,01    0,19     0,20   0,01  ║ 
║  5   10   104   FON   -6,42     5,47  0,40   -7,71     6,56   0,40   -9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5   10   105   FON   -6,42    12,60  0,60   -7,71    15,12   0,60   -9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5   10   106   FON   -6,42    12,60  0,73   -7,71    15,12   0,73   -9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5   10   107   FON   -6,42    12,19  0,43   -7,71    14,62   0,43   -9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5   10   108   FON   -6,42     8,51  0,51   -7,71    10,21   0,51   -9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5   10   109   FON   -6,42    16,82  0,66   -7,71    20,18   0,66   -9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5   10   110   FON   -6,42     4,10  0,32   -7,71     4,92   0,32   -9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5   10   111   FON   -6,42    17,24  0,68   -7,71    20,69   0,68   -9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5   10   112   FON   -6,49     5,53  0,41   -7,79     6,63   0,41   -9,74     8,29   0,41  ║ 
║  5   10   113   FON   -6,49    12,74  0,60   -7,79    15,28   0,60   -9,74    19,11   0,60  ║ 
║  5   10   114   FON   -6,49    12,74  0,59   -7,79    15,28   0,59   -9,74    19,11   0,59  ║ 
║  5   10   115   FON   -6,49     4,82  0,39   -7,79     5,78   0,39   -9,74     7,23   0,39  ║ 
║  5   10   116   FON   -6,49     5,53  0,41   -7,79     6,63   0,41   -9,74     8,29   0,41  ║ 
║  5   10   117   FON   -6,49    12,74  0,59   -7,79    15,28   0,59   -9,74    19,11   0,59  ║ 
║  5   10   118   FON   -6,49    12,74  0,58   -7,79    15,28   0,58   -9,74    19,11   0,58  ║ 
║  5   10   119   FON   -6,49     6,64  0,45   -7,79     7,97   0,45   -9,74     9,96   0,45  ║ 
║  5   10   120   FON   -6,51     4,49  0,54   -7,81     5,39   0,54   -9,76     6,73   0,54  ║ 
║  5   10   121   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   122   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   123   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   124   FON   -6,51    12,34  0,67   -7,81    14,81   0,67   -9,76    18,37   0,67  ║ 
║  5   10   125   FON   -6,51    14,47  0,67   -7,81    17,36   0,67   -9,76    21,56   0,67  ║ 
║  5   10   126   FON   -6,51     9,43  0,53   -7,81    11,31   0,53   -9,76    14,15   0,53  ║ 
║  5   10   127   FON   -6,51    14,47  0,73   -7,81    17,36   0,73   -9,76    19,92   0,73  ║ 
║  5   10   128   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   129   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   130   FON   -6,51     0,15  0,05   -7,81     0,18   0,05   -9,76     0,23   0,05  ║ 
║  5   10   131   FON   -6,51     6,28  0,63   -7,81     7,53   0,63   -9,76     9,42   0,63  ║ 
║  5   10   132   FON   -6,39    12,54  0,75   -7,67    15,05   0,75   -9,59    16,76   0,75  ║ 
║  5   10   133   FON    2,08    19,87  0,34    2,40    22,94   0,33    2,72    25,97   0,30  ║ 
║  5   11     2   FON    2,08    19,87  0,34    2,40    22,94   0,33    2,72    25,97   0,30  ║ 
║  5   11     3   FON    2,27    18,41  0,33    2,64    21,35   0,32    3,01    24,39   0,29  ║ 
║  5   11     4   FON    2,27     0,98  0,11    2,64     1,14   0,11    3,01     1,30   0,10  ║ 
║  5   11     5   FON   -6,00     2,69  0,44   -7,19     3,23   0,44   -8,99     4,03   0,44  ║ 
║  5   11     6   FON   -6,42     3,17  0,50   -7,71     3,80   0,50   -9,63     4,76   0,50  ║ 
║  5   11     7   FON    2,27     0,43  0,07    2,64     0,50   0,07    3,01     0,57   0,06  ║ 
║  5   11     8   FON    2,27    20,29  0,34    2,64    23,54   0,33    3,01    26,89   0,30  ║ 
║  5   11     9   FON    2,39    19,04  0,31    2,78    22,15   0,30    3,19    25,42   0,28  ║ 
║  5   11    10   FON    2,39    14,29  0,34    2,78    16,62   0,33    3,19    19,07   0,30  ║ 
║  5   11    11   FON    2,39     2,04  0,14    2,78     2,37   0,14    3,19     2,72   0,13  ║ 
║  5   11    12   FON    2,39     2,88  0,17    2,78     3,35   0,17    3,19     3,84   0,15  ║ 
║  5   11    13   FON    2,39     3,47  0,19    2,78     4,03   0,18    3,19     4,63   0,17  ║ 
║  5   11    14   FON    2,39     2,04  0,14    2,78     2,37   0,14    3,19     2,72   0,13  ║ 
║  5   11    15   FON    2,39    16,53  0,35    2,78    19,22   0,34    3,19    22,06   0,31  ║ 
║  5   11    16   FON    2,39    18,16  0,30    2,78    21,12   0,29    3,19    24,24   0,27  ║ 
║  5   11    17   FON    2,47    18,56  0,31    2,87    21,62   0,30    3,31    24,88   0,28  ║ 
║  5   11    18   FON    2,47     5,49  0,22    2,87     6,39   0,21    3,31     7,35   0,20  ║ 
║  5   11    19   FON    2,47     1,11  0,10    2,87     1,29   0,10    3,31     1,48   0,09  ║ 
║  5   11    20   FON    2,47     2,67  0,16    2,87     3,11   0,15    3,31     3,58   0,14  ║ 
║  5   11    21   FON    2,47     2,97  0,17    2,87     3,45   0,16    3,31     3,97   0,15  ║ 
║  5   11    22   FON    2,47     0,78  0,07    2,87     0,91   0,07    3,31     1,04   0,06  ║ 
║  5   11    23   FON    2,47     5,49  0,22    2,87     6,39   0,22    3,31     7,35   0,20  ║ 
║  5   11    24   FON    2,47    20,08  0,31    2,87    23,39   0,30    3,31    26,91   0,27  ║ 
║  5   11    25   FON    2,52    18,98  0,32    2,94    22,13   0,31    3,39    25,52   0,28  ║ 
║  5   11    26   FON    2,52     5,61  0,23    2,94     6,54   0,22    3,39     7,54   0,20  ║ 
║  5   11    27   FON    2,52     3,03  0,18    2,94     3,54   0,17    3,39     4,08   0,16  ║ 
║  5   11    28   FON    2,52     3,98  0,26    2,94     4,64   0,25    3,39     5,34   0,23  ║ 
║  5   11    29   FON    2,52     8,26  0,30    2,94     9,64   0,30    3,39    11,11   0,27  ║ 
║  5   11    30   FON    2,52     8,26  0,30    2,94     9,64   0,29    3,39    11,11   0,27  ║ 
║  5   11    31   FON    2,52     3,98  0,26    2,94     4,64   0,25    3,39     5,34   0,23  ║ 
║  5   11    32   FON    2,52     3,50  0,20    2,94     4,08   0,19    3,39     4,70   0,18  ║ 
║  5   11    33   FON    2,52     5,61  0,23    2,94     6,54   0,22    3,39     7,54   0,20  ║ 
║  5   11    34   FON    2,52    20,53  0,31    2,94    23,94   0,31    3,39    27,60   0,28  ║ 
║  5   11    35   FON    2,60    20,02  0,34    3,03    23,37   0,33    3,50    27,01   0,30  ║ 
║  5   11    36   FON    2,60    16,31  0,31    3,03    19,05   0,30    3,50    22,01   0,28  ║ 
║  5   11    37   FON    2,60     2,21  0,16    3,03     2,58   0,16    3,50     2,98   0,15  ║ 
║  5   11    38   FON    2,60     3,44  0,20    3,03     4,02   0,19    3,50     4,64   0,18  ║ 
║  5   11    39   FON    2,60     2,81  0,18    3,03     3,28   0,17    3,50     3,79   0,16  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11    40   FON    2,60     1,93  0,15    3,03     2,25   0,14    3,50     2,60   0,13  ║ 
║  5   11    41   FON    2,60    16,48  0,32    3,03    19,24   0,31    3,50    22,23   0,29  ║ 
║  5   11    42   FON    2,60    20,98  0,32    3,03    24,49   0,31    3,50    28,30   0,29  ║ 
║  5   11    43   FON    2,72    20,96  0,40    3,18    24,52   0,39    3,69    28,44   0,36  ║ 
║  5   11    44   FON    2,72     1,22  0,14    3,18     1,43   0,14    3,69     1,65   0,13  ║ 
║  5   11    45   FON    2,72    21,79  0,41    3,18    25,49   0,40    3,69    29,57   0,37  ║ 
║  5   11    46   FON    2,91    29,51  0,48    3,41    34,62   0,47    3,98    40,35   0,44  ║ 
║  5   11    47   FON    2,91     1,30  0,16    3,41     1,53   0,15    3,98     1,78   0,14  ║ 
║  5   11    48   FON    2,91     2,16  0,21    3,41     2,53   0,20    3,98     2,95   0,19  ║ 
║  5   11    49   FON    2,60     2,21  0,27    3,03     2,58   0,27    3,50     2,98   0,25  ║ 
║  5   11    50   FON    2,91    29,16  0,48    3,41    34,20   0,47    3,98    39,87   0,44  ║ 
║  5   11    51   FON   -6,16    18,56  0,74   -7,39    22,25   0,74   -9,23    25,18   0,74  ║ 
║  5   11    52   FON   -6,26    18,87  0,75   -7,51    22,64   0,75   -9,39    25,18   0,75  ║ 
║  5   11    53   FON   -6,06     1,74  0,17   -7,26     2,09   0,17   -9,08     2,61   0,17  ║ 
║  5   11    54   FON   -6,37     1,83  0,17   -7,64     2,20   0,17   -9,55     2,75   0,17  ║ 
║  5   11    55   FON    2,39     1,29  0,14    2,78     1,50   0,13    3,19     1,73   0,12  ║ 
║  5   11    56   FON    2,72     2,62  0,19    3,18     3,07   0,19    3,69     3,56   0,17  ║ 
║  5   11    57   FON    2,71     0,99  0,13    3,18     1,16   0,13    3,68     1,34   0,12  ║ 
║  5   11    58   FON   -5,86     4,35  0,47   -7,02     5,21   0,47   -8,78     6,52   0,47  ║ 
║  5   11    59   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    60   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    61   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    62   FON   -5,86    10,74  0,60   -7,02    12,87   0,60   -8,78    16,09   0,60  ║ 
║  5   11    63   FON   -5,86    10,74  0,49   -7,02    12,87   0,49   -8,78    16,09   0,49  ║ 
║  5   11    64   FON   -5,86    10,74  0,49   -7,02    12,87   0,49   -8,78    16,09   0,49  ║ 
║  5   11    65   FON   -5,86    10,74  0,60   -7,02    12,87   0,60   -8,78    16,09   0,60  ║ 
║  5   11    66   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    67   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    68   FON   -5,86     0,14  0,04   -7,02     0,16   0,04   -8,78     0,20   0,04  ║ 
║  5   11    69   FON   -5,86     6,34  0,63   -7,02     7,60   0,62   -8,78     9,50   0,62  ║ 
║  5   11    70   FON   -5,88     5,34  0,39   -7,05     6,40   0,39   -8,81     8,00   0,39  ║ 
║  5   11    71   FON   -5,88    11,54  0,54   -7,05    13,83   0,54   -8,81    17,29   0,54  ║ 
║  5   11    72   FON   -5,88    11,54  0,54   -7,05    13,83   0,54   -8,81    17,29   0,54  ║ 
║  5   11    73   FON   -5,88     4,06  0,34   -7,05     4,86   0,34   -8,81     6,08   0,34  ║ 
║  5   11    74   FON   -5,88     5,01  0,38   -7,05     6,00   0,38   -8,81     7,51   0,38  ║ 
║  5   11    75   FON   -5,88    11,54  0,53   -7,05    13,83   0,53   -8,81    17,29   0,53  ║ 
║  5   11    76   FON   -5,88    11,54  0,53   -7,05    13,83   0,53   -8,81    17,29   0,53  ║ 
║  5   11    77   FON   -5,88     6,02  0,40   -7,05     7,21   0,40   -8,81     9,02   0,40  ║ 
║  5   11    78   FON   -6,00     5,79  0,41   -7,19     6,94   0,41   -8,99     8,68   0,41  ║ 
║  5   11    79   FON   -6,00    11,78  0,57   -7,19    14,12   0,57   -8,99    17,65   0,57  ║ 
║  5   11    80   FON   -6,00    11,78  0,67   -7,19    14,12   0,67   -8,99    17,53   0,67  ║ 
║  5   11    81   FON   -6,00    11,00  0,40   -7,19    13,18   0,40   -8,99    16,48   0,40  ║ 
║  5   11    82   FON   -6,00     7,95  0,43   -7,19     9,53   0,43   -8,99    11,91   0,43  ║ 
║  5   11    83   FON   -6,00    15,71  0,60   -7,19    18,83   0,60   -8,99    23,55   0,60  ║ 
║  5   11    84   FON   -6,00     5,11  0,37   -7,19     6,13   0,37   -8,99     7,66   0,37  ║ 
║  5   11    85   FON   -6,00    11,78  0,93   -7,19    12,60   0,93   -8,99    12,60   0,93  ║ 
║  5   11    86   FON   -6,06    35,40  0,85   -7,26    41,67   0,85   -9,08    41,67   0,85  ║ 
║  5   11    87   FON   -6,06    23,79  0,86   -7,26    27,57   0,86   -9,08    27,57   0,86  ║ 
║  5   11    88   FON   -6,06    11,89  0,62   -7,26    14,25   0,62   -9,08    17,82   0,62  ║ 
║  5   11    89   FON   -6,06    45,21  0,91   -7,26    49,95   0,90   -9,08    49,95   0,90  ║ 
║  5   11    90   FON   -6,00    17,69  0,66   -7,19    21,20   0,66   -8,99    26,51   0,66  ║ 
║  5   11    91   FON   -6,06    12,68  0,61   -7,26    15,20   0,61   -9,08    19,00   0,61  ║ 
║  5   11    92   FON   -6,06     9,55  0,56   -7,26    11,44   0,56   -9,08    14,31   0,56  ║ 
║  5   11    93   FON   -6,16    35,99  0,92   -7,39    39,04   0,92   -9,23    39,04   0,92  ║ 
║  5   11    94   FON   -6,16     2,76  0,29   -7,39     3,31   0,29   -9,23     4,14   0,29  ║ 
║  5   11    95   FON   -6,26    36,60  0,93   -7,51    39,26   0,93   -9,39    39,26   0,93  ║ 
║  5   11    96   FON   -6,26     2,81  0,29   -7,51     3,37   0,29   -9,39     4,21   0,29  ║ 
║  5   11    97   FON   -6,42    12,60  1,00   -7,71    12,60   1,00   -9,63    12,60   1,00  ║ 
║  5   11    98   FON   -6,37    37,21  0,90   -7,64    41,54   0,90   -9,55    41,54   0,90  ║ 
║  5   11    99   FON   -6,37    25,01  0,91   -7,64    27,37   0,91   -9,55    27,37   0,91  ║ 
║  5   11   100   FON   -6,37    12,50  0,63   -7,64    14,99   0,63   -9,55    18,74   0,63  ║ 
║  5   11   101   FON   -6,37    46,73  0,91   -7,64    51,59   0,91   -9,55    51,59   0,91  ║ 
║  5   11   102   FON   -6,37     5,42  0,37   -7,64     6,51   0,37   -9,55     8,13   0,37  ║ 
║  5   11   103   FON    2,72     2,94  0,17    3,18     3,44   0,17    3,69     3,99   0,16  ║ 
║  5   11   104   FON   -6,42     5,47  0,40   -7,71     6,56   0,40   -9,63     8,21   0,40  ║ 
║  5   11   105   FON   -6,42    12,60  0,60   -7,71    15,12   0,60   -9,63    18,91   0,60  ║ 
║  5   11   106   FON   -6,42    12,60  0,73   -7,71    15,12   0,73   -9,63    17,20   0,73  ║ 
║  5   11   107   FON   -6,42    12,19  0,43   -7,71    14,62   0,43   -9,63    18,28   0,43  ║ 
║  5   11   108   FON   -6,42     8,51  0,51   -7,71    10,21   0,51   -9,63    12,76   0,51  ║ 
║  5   11   109   FON   -6,42    16,82  0,66   -7,71    20,18   0,66   -9,63    25,22   0,66  ║ 
║  5   11   110   FON   -6,42     4,10  0,32   -7,71     4,92   0,32   -9,63     6,15   0,32  ║ 
║  5   11   111   FON   -6,42    17,24  0,68   -7,71    20,69   0,68   -9,63    25,47   0,68  ║ 
║  5   11   112   FON   -6,54     5,57  0,41   -7,85     6,69   0,41   -9,82     8,36   0,41  ║ 
║  5   11   113   FON   -6,54    12,84  0,61   -7,85    15,41   0,61   -9,82    19,26   0,61  ║ 
║  5   11   114   FON   -6,54    12,84  0,60   -7,85    15,41   0,60   -9,82    19,26   0,60  ║ 
║  5   11   115   FON   -6,54     4,86  0,39   -7,85     5,83   0,39   -9,82     7,29   0,39  ║ 
║  5   11   116   FON   -6,54     5,57  0,41   -7,85     6,69   0,41   -9,82     8,36   0,41  ║ 
║  5   11   117   FON   -6,54    12,84  0,59   -7,85    15,41   0,59   -9,82    19,26   0,59  ║ 
║  5   11   118   FON   -6,54    12,84  0,59   -7,85    15,41   0,59   -9,82    19,26   0,59  ║ 
║  5   11   119   FON   -6,54     6,69  0,45   -7,85     8,03   0,45   -9,82    10,04   0,45  ║ 
║  5   11   120   FON   -6,57     4,53  0,54   -7,89     5,44   0,54   -9,86     6,80   0,54  ║ 
║  5   11   121   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   122   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   123   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   124   FON   -6,57    12,46  0,68   -7,89    14,96   0,68   -9,86    18,37   0,68  ║ 
║  5   11   125   FON   -6,57    14,61  0,68   -7,89    17,54   0,68   -9,86    21,56   0,68  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

437 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   11   126   FON   -6,57     9,52  0,54   -7,89    11,43   0,54   -9,86    14,29   0,54  ║ 
║  5   11   127   FON   -6,57    14,61  0,73   -7,89    17,54   0,73   -9,86    19,92   0,73  ║ 
║  5   11   128   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   129   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   130   FON   -6,57     0,15  0,05   -7,89     0,18   0,05   -9,86     0,23   0,05  ║ 
║  5   11   131   FON   -6,57     6,34  0,64   -7,89     7,61   0,64   -9,86     9,51   0,64  ║ 
║  5   11   132   FON   -6,37    12,50  0,75   -7,64    14,99   0,75   -9,55    16,76   0,75  ║ 
║  5   11   133   FON    4,92    46,93  0,81    5,46    52,13   0,75    6,18    58,01   0,68  ║ 
║  5   12     2   FON    4,92    46,93  0,81    5,46    52,13   0,75    6,18    58,01   0,68  ║ 
║  5   12     3   FON    5,18    41,97  0,76    5,88    47,63   0,72    6,85    55,27   0,67  ║ 
║  5   12     4   FON    5,18     2,23  0,25    5,88     2,53   0,24    6,85     2,95   0,22  ║ 
║  5   12     5   FON   -4,26     1,91  0,32   -4,71     2,11   0,29   -5,19     2,33   0,26  ║ 
║  5   12     6   FON   -4,84     2,39  0,38   -5,63     2,78   0,37   -6,67     3,29   0,35  ║ 
║  5   12     7   FON    5,18     0,98  0,16    5,88     1,11   0,15    6,85     1,30   0,14  ║ 
║  5   12     8   FON    5,18    46,28  0,79    5,88    52,52   0,74    6,85    58,86   0,69  ║ 
║  5   12     9   FON    5,35    42,55  0,69    6,15    48,89   0,66    7,28    57,90   0,63  ║ 
║  5   12    10   FON    5,35    31,93  0,75    6,15    36,69   0,72    7,28    42,42   0,68  ║ 
║  5   12    11   FON    5,35     4,56  0,32    6,15     5,23   0,31    7,28     6,20   0,29  ║ 
║  5   12    12   FON    5,35     6,43  0,38    6,15     7,39   0,37    7,28     8,75   0,35  ║ 
║  5   12    13   FON    5,35     7,75  0,42    6,15     8,91   0,41    7,28    10,55   0,39  ║ 
║  5   12    14   FON    5,35     4,56  0,31    6,15     5,23   0,30    7,28     6,20   0,29  ║ 
║  5   12    15   FON    5,35    36,94  0,78    6,15    42,44   0,75    7,28    47,36   0,71  ║ 
║  5   12    16   FON    5,35    40,58  0,67    6,15    46,62   0,64    7,28    55,21   0,60  ║ 
║  5   12    17   FON    5,45    41,02  0,68    6,31    47,46   0,66    7,54    56,72   0,63  ║ 
║  5   12    18   FON    5,45    12,12  0,49    6,31    14,03   0,47    7,54    16,76   0,45  ║ 
║  5   12    19   FON    5,45     2,45  0,22    6,31     2,83   0,21    7,54     3,38   0,21  ║ 
║  5   12    20   FON    5,45     5,90  0,35    6,31     6,82   0,34    7,54     8,16   0,32  ║ 
║  5   12    21   FON    5,45     6,55  0,37    6,31     7,58   0,36    7,54     9,06   0,34  ║ 
║  5   12    22   FON    5,45     1,72  0,16    6,31     1,99   0,15    7,53     2,38   0,14  ║ 
║  5   12    23   FON    5,45    12,12  0,49    6,31    14,03   0,47    7,54    16,76   0,45  ║ 
║  5   12    24   FON    5,45    44,37  0,68    6,31    51,34   0,65    7,54    61,35   0,62  ║ 
║  5   12    25   FON    5,53    41,60  0,69    6,43    48,38   0,67    7,73    58,20   0,65  ║ 
║  5   12    26   FON    5,53    12,29  0,50    6,43    14,30   0,48    7,73    17,20   0,47  ║ 
║  5   12    27   FON    5,53     6,65  0,39    6,43     7,73   0,38    7,73     9,30   0,37  ║ 
║  5   12    28   FON    5,53     8,71  0,56    6,43    10,13   0,55    7,73    12,19   0,53  ║ 
║  5   12    29   FON    5,53    18,11  0,67    6,43    21,06   0,65    7,73    25,33   0,62  ║ 
║  5   12    30   FON    5,53    18,11  0,65    6,43    21,06   0,63    7,73    25,33   0,61  ║ 
║  5   12    31   FON    5,53     8,71  0,56    6,43    10,13   0,54    7,73    12,19   0,52  ║ 
║  5   12    32   FON    5,53     7,67  0,43    6,43     8,92   0,42    7,73    10,73   0,40  ║ 
║  5   12    33   FON    5,53    12,29  0,50    6,43    14,30   0,48    7,73    17,20   0,47  ║ 
║  5   12    34   FON    5,53    45,00  0,69    6,43    52,33   0,67    7,73    62,95   0,64  ║ 
║  5   12    35   FON    5,63    43,41  0,73    6,59    50,82   0,71    7,99    59,23   0,69  ║ 
║  5   12    36   FON    5,63    35,38  0,67    6,59    41,41   0,65    7,99    50,23   0,63  ║ 
║  5   12    37   FON    5,63     4,80  0,35    6,59     5,61   0,34    7,99     6,81   0,33  ║ 
║  5   12    38   FON    5,63     7,46  0,43    6,59     8,73   0,42    7,99    10,59   0,41  ║ 
║  5   12    39   FON    5,63     6,09  0,38    6,59     7,13   0,37    7,99     8,65   0,36  ║ 
║  5   12    40   FON    5,63     4,18  0,32    6,59     4,90   0,31    7,99     5,94   0,30  ║ 
║  5   12    41   FON    5,63    35,73  0,69    6,59    41,83   0,67    7,99    50,73   0,65  ║ 
║  5   12    42   FON    5,63    45,48  0,69    6,59    53,25   0,68    7,99    64,58   0,66  ║ 
║  5   12    43   FON    5,80    44,71  0,86    6,86    52,00   0,85    8,42    52,00   0,83  ║ 
║  5   12    44   FON    5,80     2,60  0,30    6,86     3,08   0,30    8,42     3,78   0,29  ║ 
║  5   12    45   FON    5,80    46,49  0,88    6,86    53,13   0,86    8,42    53,13   0,85  ║ 
║  5   12    46   FON    6,06    61,52  1,00    7,27    61,66   1,00    9,09    61,66   1,00  ║ 
║  5   12    47   FON    6,06     2,72  0,33    7,27     3,26   0,33    9,09     4,08   0,33  ║ 
║  5   12    48   FON    6,06     4,50  0,43    7,27     5,40   0,43    9,09     6,75   0,43  ║ 
║  5   12    49   FON    5,63     4,80  0,59    6,59     5,61   0,58    7,99     6,81   0,56  ║ 
║  5   12    50   FON    6,06    60,79  1,00    7,27    60,79   1,00    9,09    60,79   1,00  ║ 
║  5   12    51   FON   -4,48    13,49  0,54   -5,06    15,23   0,50   -5,74    17,31   0,46  ║ 
║  5   12    52   FON   -4,62    13,93  0,55   -5,28    15,92   0,53   -6,11    18,41   0,49  ║ 
║  5   12    53   FON   -4,34     1,25  0,12   -4,83     1,39   0,11   -5,39     1,55   0,10  ║ 
║  5   12    54   FON   -4,77     1,37  0,13   -5,51     1,59   0,12   -6,48     1,86   0,12  ║ 
║  5   12    55   FON    5,35     2,89  0,30    6,15     3,32   0,29    7,28     3,93   0,27  ║ 
║  5   12    56   FON    5,80     5,60  0,41    6,86     6,62   0,40    8,42     8,13   0,39  ║ 
║  5   12    57   FON    5,79     2,11  0,29    6,85     2,49   0,28    8,41     3,06   0,28  ║ 
║  5   12    58   FON   -4,06     3,02  0,32   -4,40     3,27   0,29   -4,69     3,48   0,25  ║ 
║  5   12    59   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,03   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    60   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,02   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    61   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,03   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    62   FON   -4,06     7,45  0,42   -4,40     8,06   0,37   -4,69     8,59   0,32  ║ 
║  5   12    63   FON   -4,06     7,45  0,34   -4,40     8,06   0,31   -4,69     8,59   0,26  ║ 
║  5   12    64   FON   -4,06     7,45  0,34   -4,40     8,06   0,31   -4,69     8,59   0,26  ║ 
║  5   12    65   FON   -4,06     7,45  0,42   -4,40     8,06   0,38   -4,69     8,59   0,32  ║ 
║  5   12    66   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,03   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    67   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,02   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    68   FON   -4,06     0,09  0,03   -4,40     0,10   0,02   -4,69     0,11   0,02  ║ 
║  5   12    69   FON   -4,06     4,40  0,43   -4,40     4,76   0,39   -4,69     5,07   0,33  ║ 
║  5   12    70   FON   -4,10     3,72  0,27   -4,45     4,04   0,25   -4,77     4,33   0,21  ║ 
║  5   12    71   FON   -4,10     8,04  0,38   -4,45     8,73   0,34   -4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5   12    72   FON   -4,10     8,04  0,37   -4,45     8,73   0,34   -4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5   12    73   FON   -4,10     2,83  0,23   -4,45     3,07   0,21   -4,77     3,29   0,18  ║ 
║  5   12    74   FON   -4,10     3,49  0,26   -4,45     3,79   0,24   -4,77     4,06   0,21  ║ 
║  5   12    75   FON   -4,10     8,04  0,37   -4,45     8,73   0,34   -4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5   12    76   FON   -4,10     8,04  0,37   -4,45     8,73   0,33   -4,77     9,36   0,29  ║ 
║  5   12    77   FON   -4,10     4,19  0,28   -4,45     4,55   0,26   -4,77     4,88   0,22  ║ 
║  5   12    78   FON   -4,26     4,11  0,29   -4,71     4,54   0,27   -5,19     5,01   0,24  ║ 
║  5   12    79   FON   -4,26     8,36  0,40   -4,71     9,24   0,37   -5,19    10,18   0,33  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
                                     



 

438 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  5   12    80   FON   -4,26     8,36  0,48   -4,71     9,24   0,44   -5,19    10,18   0,39  ║ 
║  5   12    81   FON   -4,26     7,81  0,28   -4,71     8,63   0,26   -5,19     9,51   0,23  ║ 
║  5   12    82   FON   -4,26     5,64  0,31   -4,71     6,24   0,28   -5,19     6,87   0,25  ║ 
║  5   12    83   FON   -4,26    11,15  0,42   -4,71    12,33   0,39   -5,19    13,58   0,34  ║ 
║  5   12    84   FON   -4,26     3,63  0,26   -4,71     4,01   0,24   -5,19     4,42   0,21  ║ 
║  5   12    85   FON   -4,26     8,36  0,66   -4,71     9,24   0,61   -5,19    10,18   0,54  ║ 
║  5   12    86   FON   -4,34    25,35  0,61   -4,83    28,25   0,56   -5,39    31,48   0,50  ║ 
║  5   12    87   FON   -4,34    17,04  0,62   -4,83    18,98   0,57   -5,39    21,16   0,51  ║ 
║  5   12    88   FON   -4,34     8,51  0,44   -4,83     9,48   0,41   -5,39    10,57   0,37  ║ 
║  5   12    89   FON   -4,34    32,37  0,65   -4,83    36,07   0,60   -5,39    40,20   0,54  ║ 
║  5   12    90   FON   -4,26    12,56  0,47   -4,71    13,88   0,43   -5,19    15,29   0,38  ║ 
║  5   12    91   FON   -4,34     9,08  0,43   -4,83    10,12   0,40   -5,39    11,27   0,36  ║ 
║  5   12    92   FON   -4,34     6,84  0,40   -4,83     7,62   0,37   -5,39     8,49   0,33  ║ 
║  5   12    93   FON   -4,48    26,17  0,67   -5,06    29,55   0,63   -5,74    33,57   0,57  ║ 
║  5   12    94   FON   -4,48     2,01  0,21   -5,06     2,27   0,20   -5,74     2,58   0,18  ║ 
║  5   12    95   FON   -4,62    27,01  0,69   -5,28    30,88   0,66   -6,11    35,71   0,61  ║ 
║  5   12    96   FON   -4,62     2,07  0,21   -5,28     2,37   0,20   -6,11     2,74   0,19  ║ 
║  5   12    97   FON   -4,84     9,50  0,75   -5,63    11,06   0,73   -6,67    12,60   0,69  ║ 
║  5   12    98   FON   -4,77    27,86  0,67   -5,51    32,22   0,65   -6,48    37,87   0,61  ║ 
║  5   12    99   FON   -4,77    18,73  0,68   -5,51    21,66   0,66   -6,48    25,45   0,62  ║ 
║  5   12   100   FON   -4,77     9,36  0,47   -5,51    10,82   0,45   -6,48    12,72   0,43  ║ 
║  5   12   101   FON   -4,77    34,99  0,68   -5,51    40,46   0,65   -6,48    47,56   0,61  ║ 
║  5   12   102   FON   -4,77     4,06  0,28   -5,51     4,70   0,27   -6,48     5,52   0,25  ║ 
║  5   12   103   FON    5,80     6,27  0,37    6,86     7,42   0,36    8,42     9,11   0,36  ║ 
║  5   12   104   FON   -4,84     4,13  0,30   -5,63     4,80   0,30   -6,67     5,68   0,28  ║ 
║  5   12   105   FON   -4,84     9,50  0,46   -5,63    11,06   0,44   -6,67    13,10   0,42  ║ 
║  5   12   106   FON   -4,84     9,50  0,55   -5,63    11,06   0,54   -6,67    13,10   0,51  ║ 
║  5   12   107   FON   -4,84     9,19  0,32   -5,63    10,69   0,31   -6,67    12,66   0,30  ║ 
║  5   12   108   FON   -4,84     6,42  0,38   -5,63     7,46   0,37   -6,67     8,84   0,35  ║ 
║  5   12   109   FON   -4,84    12,68  0,50   -5,63    14,75   0,48   -6,67    17,47   0,46  ║ 
║  5   12   110   FON   -4,84     3,09  0,24   -5,63     3,60   0,24   -6,67     4,26   0,22  ║ 
║  5   12   111   FON   -4,84    13,00  0,51   -5,63    15,12   0,49   -6,67    17,91   0,47  ║ 
║  5   12   112   FON   -5,01     4,27  0,31   -5,89     5,02   0,31   -7,09     6,04   0,30  ║ 
║  5   12   113   FON   -5,01     9,83  0,46   -5,89    11,57   0,45   -7,09    13,92   0,44  ║ 
║  5   12   114   FON   -5,01     9,83  0,46   -5,89    11,57   0,45   -7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5   12   115   FON   -5,01     3,72  0,30   -5,89     4,38   0,30   -7,09     5,27   0,29  ║ 
║  5   12   116   FON   -5,01     4,27  0,31   -5,89     5,02   0,31   -7,09     6,04   0,30  ║ 
║  5   12   117   FON   -5,01     9,83  0,45   -5,89    11,57   0,44   -7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5   12   118   FON   -5,01     9,83  0,45   -5,89    11,57   0,44   -7,09    13,92   0,43  ║ 
║  5   12   119   FON   -5,01     5,12  0,35   -5,89     6,03   0,34   -7,09     7,26   0,33  ║ 
║  5   12   120   FON   -5,05     3,48  0,42   -5,96     4,11   0,41   -7,19     4,96   0,40  ║ 
║  5   12   121   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5   12   122   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5   12   123   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,03  ║ 
║  5   12   124   FON   -5,05     9,58  0,52   -5,96    11,30   0,51   -7,19    13,64   0,50  ║ 
║  5   12   125   FON   -5,05    11,22  0,52   -5,96    13,24   0,51   -7,19    15,99   0,49  ║ 
║  5   12   126   FON   -5,05     7,31  0,41   -5,96     8,63   0,40   -7,19    10,42   0,39  ║ 
║  5   12   127   FON   -5,05    11,22  0,56   -5,96    13,24   0,55   -7,19    15,99   0,54  ║ 
║  5   12   128   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,03  ║ 
║  5   12   129   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5   12   130   FON   -5,05     0,12  0,04   -5,96     0,14   0,04   -7,19     0,17   0,04  ║ 
║  5   12   131   FON   -5,05     4,87  0,49   -5,96     5,75   0,48   -7,19     6,94   0,46  ║ 
║  5   12   132   FON   -4,77     9,36  0,56   -5,51    10,82   0,54   -6,48    12,72   0,51  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    1     1   FON    3,21    26,67  0,83    3,83    31,79   0,82    4,78    32,20   0,82  ║ 
║  6    1     2   FON    3,21     9,25  0,67    3,83    11,02   0,67    4,78    13,75   0,66  ║ 
║  6    1     3   FON    3,33    16,07  0,99    4,00    16,20   0,99    5,00    16,20   0,99  ║ 
║  6    1     4   FON    3,01    18,80  0,68    3,54    22,13   0,67    4,40    27,48   0,66  ║ 
║  6    1     5   FON    3,21     9,25  0,68    3,83    11,02   0,68    4,78    13,55   0,68  ║ 
║  6    1     6   FON    3,21    28,71  0,79    3,83    34,22   0,78    4,78    36,39   0,78  ║ 
║  6    1     7   FON    3,13    25,97  0,81    3,71    30,81   0,80    4,62    32,19   0,79  ║ 
║  6    1     8   FON    3,13     9,01  0,66    3,71    10,68   0,65    4,62    13,30   0,65  ║ 
║  6    1     9   FON    3,13     9,01  0,66    3,71    10,68   0,65    4,62    13,30   0,65  ║ 
║  6    1    10   FON    3,13    27,96  0,78    3,71    33,17   0,77    4,62    36,04   0,76  ║ 
║  6    1    11   FON    3,33    17,17  1,00    4,00    17,17   1,00    5,00    17,17   1,00  ║ 
║  6    1    12   FON    3,01    18,61  0,79    3,54    21,90   0,78    4,40    23,54   0,77  ║ 
║  6    1    13   FON    3,01    26,68  0,75    3,54    31,41   0,74    4,40    35,50   0,73  ║ 
║  6    1    14   FON   -0,72     1,77  0,13   -1,01     2,50   0,15   -1,33     3,28   0,16  ║ 
║  6    1    15   FON   -0,72     1,77  0,13   -1,01     2,50   0,15   -1,33     3,28   0,16  ║ 
║  6    1    16   FON    0,41     0,61  0,04    0,58     0,87   0,05    0,76     1,14   0,05  ║ 
║  6    1    17   FON    0,41     1,19  0,10    0,58     1,67   0,12    0,76     2,20   0,12  ║ 
║  6    1    18   FON    0,41     0,84  0,09    0,58     1,19   0,11    0,76     1,56   0,11  ║ 
║  6    1    19   FON    0,41     0,90  0,08    0,58     1,27   0,09    0,76     1,67   0,10  ║ 
║  6    2     1   FON    1,19     9,90  0,31    1,17     9,71   0,25    1,13     9,38   0,19  ║ 
║  6    2     2   FON    1,19     3,43  0,25    1,17     3,37   0,20    1,13     3,25   0,16  ║ 
║  6    2     3   FON    0,97     4,68  0,29    0,84     4,07   0,21    0,65     3,12   0,13  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

439 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    2     4   FON    1,57     9,79  0,35    1,72    10,75   0,32    1,94    12,15   0,29  ║ 
║  6    2     5   FON    1,19     3,43  0,25    1,17     3,37   0,21    1,13     3,25   0,16  ║ 
║  6    2     6   FON    1,19    10,66  0,29    1,17    10,45   0,24    1,13    10,09   0,18  ║ 
║  6    2     7   FON    1,34    11,16  0,35    1,39    11,56   0,30    1,46    12,13   0,25  ║ 
║  6    2     8   FON    1,34     3,87  0,28    1,39     4,01   0,24    1,46     4,21   0,20  ║ 
║  6    2     9   FON    1,34     3,87  0,28    1,39     4,01   0,25    1,46     4,21   0,21  ║ 
║  6    2    10   FON    1,34    12,02  0,33    1,39    12,45   0,29    1,46    13,05   0,24  ║ 
║  6    2    11   FON    0,97     5,00  0,29    0,84     4,34   0,21    0,65     3,33   0,13  ║ 
║  6    2    12   FON    1,57     9,69  0,41    1,72    10,64   0,38    1,94    12,03   0,34  ║ 
║  6    2    13   FON    1,57    13,90  0,39    1,72    15,25   0,36    1,94    17,25   0,32  ║ 
║  6    2    14   FON    5,63    13,89  1,00    6,76    13,89   1,00    8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    2    15   FON    5,63    13,89  0,99    6,76    13,98   0,99    8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    2    16   FON    3,57     5,33  0,38    3,74     5,57   0,33    3,97     5,91   0,28  ║ 
║  6    2    17   FON    3,57    10,29  0,87    3,74    10,76   0,76    3,97    11,43   0,64  ║ 
║  6    2    18   FON    3,57     7,32  0,78    3,74     7,66   0,68    3,97     8,13   0,58  ║ 
║  6    2    19   FON    3,57     7,82  0,67    3,74     8,18   0,58    3,97     8,68   0,49  ║ 
║  6    3     1   FON    0,40     3,29  0,10    0,45     3,75   0,10    0,38     3,16   0,07  ║ 
║  6    3     2   FON    0,40     1,14  0,08    0,45     1,30   0,08    0,38     1,10   0,05  ║ 
║  6    3     3   FON    0,30     1,43  0,09    0,36     1,73   0,09    0,12     0,58   0,02  ║ 
║  6    3     4   FON    0,56     3,53  0,13    0,61     3,80   0,11    0,82     5,13   0,12  ║ 
║  6    3     5   FON    0,40     1,14  0,08    0,45     1,30   0,08    0,38     1,10   0,05  ║ 
║  6    3     6   FON    0,40     3,54  0,10    0,45     4,04   0,09    0,38     3,40   0,06  ║ 
║  6    3     7   FON    0,46     3,86  0,12    0,52     4,28   0,11    0,56     4,65   0,10  ║ 
║  6    3     8   FON    0,46     1,34  0,10    0,52     1,49   0,09    0,56     1,61   0,08  ║ 
║  6    3     9   FON    0,46     1,34  0,10    0,52     1,49   0,09    0,56     1,61   0,08  ║ 
║  6    3    10   FON    0,46     4,15  0,12    0,52     4,61   0,11    0,56     5,00   0,09  ║ 
║  6    3    11   FON    0,30     1,53  0,09    0,36     1,85   0,09    0,12     0,62   0,02  ║ 
║  6    3    12   FON    0,56     3,49  0,15    0,61     3,76   0,13    0,82     5,08   0,14  ║ 
║  6    3    13   FON    0,56     5,01  0,14    0,61     5,40   0,13    0,82     7,28   0,14  ║ 
║  6    3    14   FON    5,04    12,42  0,89    5,79    13,89   0,86    8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    3    15   FON    5,04    12,42  0,89    5,79    13,98   0,85    8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    3    16   FON    4,11     6,13  0,44    4,93     7,35   0,44    6,03     8,98   0,43  ║ 
║  6    3    17   FON    4,11    11,84  1,00    4,93    11,84   1,00    6,03    11,84   0,98  ║ 
║  6    3    18   FON    4,11     8,42  0,90    4,93     9,40   0,90    6,03     9,40   0,88  ║ 
║  6    3    19   FON    4,11     9,00  0,77    4,93    10,80   0,77    6,03    11,72   0,75  ║ 
║  6    4     1   FON   -0,06     0,53  0,02   -0,11     0,88   0,02   -0,17     1,43   0,03  ║ 
║  6    4     2   FON   -0,06     0,18  0,01   -0,11     0,30   0,02   -0,17     0,50   0,02  ║ 
║  6    4     3   FON   -0,18     0,88  0,05   -0,30     1,45   0,07   -0,49     2,37   0,10  ║ 
║  6    4     4   FON    0,14     0,85  0,03    0,22     1,40   0,04    0,37     2,28   0,06  ║ 
║  6    4     5   FON   -0,06     0,18  0,01   -0,11     0,30   0,02   -0,17     0,50   0,02  ║ 
║  6    4     6   FON   -0,06     0,57  0,02   -0,11     0,95   0,02   -0,17     1,54   0,03  ║ 
║  6    4     7   FON    0,02     0,14  0,00    0,03     0,24   0,01    0,05     0,39   0,01  ║ 
║  6    4     8   FON    0,02     0,05  0,00    0,03     0,08   0,00    0,05     0,13   0,01  ║ 
║  6    4     9   FON    0,02     0,05  0,00    0,03     0,08   0,01    0,05     0,13   0,01  ║ 
║  6    4    10   FON    0,02     0,15  0,00    0,03     0,26   0,01    0,05     0,42   0,01  ║ 
║  6    4    11   FON   -0,18     0,94  0,05   -0,30     1,55   0,08   -0,49     2,53   0,10  ║ 
║  6    4    12   FON    0,14     0,84  0,04    0,22     1,39   0,05    0,37     2,26   0,06  ║ 
║  6    4    13   FON    0,14     1,21  0,03    0,22     1,99   0,05    0,37     3,24   0,06  ║ 
║  6    4    14   FON    5,21    12,86  0,93    6,75    13,89   1,00    8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    4    15   FON    5,21    12,86  0,92    6,75    13,98   0,99    8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    4    16   FON    4,11     6,13  0,44    4,93     7,35   0,44    5,49     8,18   0,39  ║ 
║  6    4    17   FON    4,11    11,84  1,00    4,93    11,84   1,00    5,49    11,84   0,89  ║ 
║  6    4    18   FON    4,11     8,42  0,90    4,93     9,40   0,90    5,49     9,40   0,80  ║ 
║  6    4    19   FON    4,11     9,00  0,77    4,93    10,80   0,77    5,49    11,72   0,68  ║ 
║  6    5     1   FON   -0,54     4,47  0,14   -0,62     5,13   0,13   -0,70     5,82   0,12  ║ 
║  6    5     2   FON   -0,54     1,55  0,11   -0,62     1,78   0,11   -0,70     2,02   0,10  ║ 
║  6    5     3   FON   -0,68     3,26  0,20   -0,85     4,09   0,21   -1,06     5,11   0,21  ║ 
║  6    5     4   FON   -0,30     1,90  0,07   -0,23     1,44   0,04   -0,10     0,61   0,01  ║ 
║  6    5     5   FON   -0,54     1,55  0,11   -0,62     1,78   0,11   -0,70     2,02   0,10  ║ 
║  6    5     6   FON   -0,54     4,81  0,13   -0,62     5,52   0,13   -0,70     6,27   0,11  ║ 
║  6    5     7   FON   -0,44     3,68  0,11   -0,46     3,82   0,10   -0,46     3,78   0,08  ║ 
║  6    5     8   FON   -0,44     1,28  0,09   -0,46     1,33   0,08   -0,46     1,31   0,06  ║ 
║  6    5     9   FON   -0,44     1,28  0,09   -0,46     1,33   0,08   -0,46     1,31   0,06  ║ 
║  6    5    10   FON   -0,44     3,96  0,11   -0,46     4,12   0,10   -0,46     4,07   0,08  ║ 
║  6    5    11   FON   -0,68     3,48  0,20   -0,85     4,36   0,21   -1,06     5,45   0,21  ║ 
║  6    5    12   FON   -0,30     1,89  0,08   -0,23     1,43   0,05   -0,10     0,60   0,02  ║ 
║  6    5    13   FON   -0,30     2,70  0,08   -0,23     2,05   0,05   -0,10     0,87   0,02  ║ 
║  6    5    14   FON    5,40    13,31  0,96    6,76    13,89   1,00    8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    5    15   FON    5,40    13,31  0,95    6,76    13,98   0,99    8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    5    16   FON    4,11     6,13  0,44    4,63     6,90   0,41    5,13     7,64   0,37  ║ 
║  6    5    17   FON    4,11    11,84  1,00    4,63    11,84   0,94    5,13    11,84   0,83  ║ 
║  6    5    18   FON    4,11     8,42  0,90    4,63     9,40   0,84    5,13     9,40   0,75  ║ 
║  6    5    19   FON    4,11     9,00  0,77    4,63    10,13   0,72    5,13    11,22   0,64  ║ 
║  6    6     1   FON   -1,49    12,38  0,38   -1,58    13,11   0,34   -1,70    14,13   0,29  ║ 
║  6    6     2   FON   -1,49     4,29  0,31   -1,58     4,55   0,27   -1,70     4,90   0,24  ║ 
║  6    6     3   FON   -1,67     8,03  0,50   -1,85     8,93   0,46   -2,12    10,22   0,42  ║ 
║  6    6     4   FON   -1,20     7,47  0,27   -1,12     6,98   0,21   -0,99     6,22   0,15  ║ 
║  6    6     5   FON   -1,49     4,29  0,32   -1,58     4,55   0,28   -1,70     4,90   0,24  ║ 
║  6    6     6   FON   -1,49    13,32  0,37   -1,58    14,11   0,32   -1,70    15,21   0,28  ║ 
║  6    6     7   FON   -1,37    11,38  0,35   -1,39    11,54   0,30   -1,41    11,74   0,24  ║ 
║  6    6     8   FON   -1,37     3,95  0,29   -1,39     4,00   0,24   -1,41     4,07   0,20  ║ 
║  6    6     9   FON   -1,37     3,95  0,29   -1,39     4,00   0,24   -1,41     4,07   0,20  ║ 
║  6    6    10   FON   -1,37    12,25  0,34   -1,39    12,43   0,29   -1,41    12,63   0,23  ║ 
║  6    6    11   FON   -1,67     8,58  0,50   -1,85     9,54   0,46   -2,12    10,92   0,42  ║ 
║  6    6    12   FON   -1,20     7,40  0,31   -1,12     6,91   0,24   -0,99     6,15   0,17  ║ 
║  6    6    13   FON   -1,20    10,61  0,30   -1,12     9,90   0,23   -0,99     8,82   0,17  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6    6    14   FON    5,63    13,89  1,00    6,76    13,89   1,00    8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    6    15   FON    5,63    13,89  0,99    6,76    13,98   0,99    8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    6    16   FON    4,01     5,97  0,43    4,21     6,28   0,38    4,56     6,79   0,33  ║ 
║  6    6    17   FON    4,01    11,54  0,98    4,21    11,84   0,85    4,56    11,84   0,74  ║ 
║  6    6    18   FON    4,01     8,21  0,87    4,21     8,63   0,77    4,56     9,34   0,66  ║ 
║  6    6    19   FON    4,01     8,77  0,75    4,21     9,22   0,66    4,56     9,97   0,57  ║ 
║  6    7     1   FON   -3,21    26,67  0,83   -3,83    31,79   0,82   -4,78    32,20   0,82  ║ 
║  6    7     2   FON   -3,21     9,25  0,67   -3,83    11,02   0,67   -4,78    13,75   0,66  ║ 
║  6    7     3   FON   -3,33    16,07  0,99   -4,00    16,20   0,99   -5,00    16,20   0,99  ║ 
║  6    7     4   FON   -3,01    18,80  0,68   -3,54    22,13   0,67   -4,40    27,48   0,66  ║ 
║  6    7     5   FON   -3,21     9,25  0,68   -3,83    11,02   0,68   -4,78    13,55   0,68  ║ 
║  6    7     6   FON   -3,21    28,71  0,79   -3,83    34,22   0,78   -4,78    36,39   0,78  ║ 
║  6    7     7   FON   -3,13    25,97  0,81   -3,71    30,81   0,80   -4,62    32,19   0,79  ║ 
║  6    7     8   FON   -3,13     9,01  0,66   -3,71    10,68   0,65   -4,62    13,30   0,65  ║ 
║  6    7     9   FON   -3,13     9,01  0,66   -3,71    10,68   0,65   -4,62    13,30   0,65  ║ 
║  6    7    10   FON   -3,13    27,96  0,78   -3,71    33,17   0,77   -4,62    36,04   0,76  ║ 
║  6    7    11   FON   -3,33    17,17  1,00   -4,00    17,17   1,00   -5,00    17,17   1,00  ║ 
║  6    7    12   FON   -3,01    18,61  0,79   -3,54    21,90   0,78   -4,40    23,54   0,77  ║ 
║  6    7    13   FON   -3,01    26,68  0,75   -3,54    31,41   0,74   -4,40    35,50   0,73  ║ 
║  6    7    14   FON    0,72     1,77  0,13    1,01     2,50   0,15    1,33     3,28   0,16  ║ 
║  6    7    15   FON    0,72     1,77  0,13    1,01     2,50   0,15    1,33     3,28   0,16  ║ 
║  6    7    16   FON   -0,41     0,61  0,04   -0,58     0,87   0,05   -0,76     1,14   0,05  ║ 
║  6    7    17   FON   -0,41     1,19  0,10   -0,58     1,67   0,12   -0,76     2,20   0,12  ║ 
║  6    7    18   FON   -0,41     0,84  0,09   -0,58     1,19   0,11   -0,76     1,56   0,11  ║ 
║  6    7    19   FON   -0,41     0,90  0,08   -0,58     1,27   0,09   -0,76     1,67   0,10  ║ 
║  6    8     1   FON   -1,19     9,90  0,31   -1,17     9,71   0,25   -1,13     9,38   0,19  ║ 
║  6    8     2   FON   -1,19     3,43  0,25   -1,17     3,37   0,20   -1,13     3,25   0,16  ║ 
║  6    8     3   FON   -0,97     4,68  0,29   -0,84     4,07   0,21   -0,65     3,12   0,13  ║ 
║  6    8     4   FON   -1,57     9,79  0,35   -1,72    10,75   0,32   -1,94    12,15   0,29  ║ 
║  6    8     5   FON   -1,19     3,43  0,25   -1,17     3,37   0,21   -1,13     3,25   0,16  ║ 
║  6    8     6   FON   -1,19    10,66  0,29   -1,17    10,45   0,24   -1,13    10,09   0,18  ║ 
║  6    8     7   FON   -1,34    11,16  0,35   -1,39    11,56   0,30   -1,46    12,13   0,25  ║ 
║  6    8     8   FON   -1,34     3,87  0,28   -1,39     4,01   0,24   -1,46     4,21   0,20  ║ 
║  6    8     9   FON   -1,34     3,87  0,28   -1,39     4,01   0,25   -1,46     4,21   0,21  ║ 
║  6    8    10   FON   -1,34    12,02  0,33   -1,39    12,45   0,29   -1,46    13,05   0,24  ║ 
║  6    8    11   FON   -0,97     5,00  0,29   -0,84     4,34   0,21   -0,65     3,33   0,13  ║ 
║  6    8    12   FON   -1,57     9,69  0,41   -1,72    10,64   0,38   -1,94    12,03   0,34  ║ 
║  6    8    13   FON   -1,57    13,90  0,39   -1,72    15,25   0,36   -1,94    17,25   0,32  ║ 
║  6    8    14   FON   -5,63    13,89  1,00   -6,76    13,89   1,00   -8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    8    15   FON   -5,63    13,89  0,99   -6,76    13,98   0,99   -8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    8    16   FON   -3,57     5,33  0,38   -3,74     5,57   0,33   -3,97     5,91   0,28  ║ 
║  6    8    17   FON   -3,57    10,29  0,87   -3,74    10,76   0,76   -3,97    11,43   0,64  ║ 
║  6    8    18   FON   -3,57     7,32  0,78   -3,74     7,66   0,68   -3,97     8,13   0,58  ║ 
║  6    8    19   FON   -3,57     7,82  0,67   -3,74     8,18   0,58   -3,97     8,68   0,49  ║ 
║  6    9     1   FON   -0,40     3,29  0,10   -0,45     3,75   0,10   -0,38     3,16   0,07  ║ 
║  6    9     2   FON   -0,40     1,14  0,08   -0,45     1,30   0,08   -0,38     1,10   0,05  ║ 
║  6    9     3   FON   -0,30     1,43  0,09   -0,36     1,73   0,09   -0,12     0,58   0,02  ║ 
║  6    9     4   FON   -0,56     3,53  0,13   -0,61     3,80   0,11   -0,82     5,13   0,12  ║ 
║  6    9     5   FON   -0,40     1,14  0,08   -0,45     1,30   0,08   -0,38     1,10   0,05  ║ 
║  6    9     6   FON   -0,40     3,54  0,10   -0,45     4,04   0,09   -0,38     3,40   0,06  ║ 
║  6    9     7   FON   -0,46     3,86  0,12   -0,52     4,28   0,11   -0,56     4,65   0,10  ║ 
║  6    9     8   FON   -0,46     1,34  0,10   -0,52     1,49   0,09   -0,56     1,61   0,08  ║ 
║  6    9     9   FON   -0,46     1,34  0,10   -0,52     1,49   0,09   -0,56     1,61   0,08  ║ 
║  6    9    10   FON   -0,46     4,15  0,12   -0,52     4,61   0,11   -0,56     5,00   0,09  ║ 
║  6    9    11   FON   -0,30     1,53  0,09   -0,36     1,85   0,09   -0,12     0,62   0,02  ║ 
║  6    9    12   FON   -0,56     3,49  0,15   -0,61     3,76   0,13   -0,82     5,08   0,14  ║ 
║  6    9    13   FON   -0,56     5,01  0,14   -0,61     5,40   0,13   -0,82     7,28   0,14  ║ 
║  6    9    14   FON   -5,04    12,42  0,89   -5,79    13,89   0,86   -8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6    9    15   FON   -5,04    12,42  0,89   -5,79    13,98   0,85   -8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6    9    16   FON   -4,11     6,13  0,44   -4,93     7,35   0,44   -6,03     8,98   0,43  ║ 
║  6    9    17   FON   -4,11    11,84  1,00   -4,93    11,84   1,00   -6,03    11,84   0,98  ║ 
║  6    9    18   FON   -4,11     8,42  0,90   -4,93     9,40   0,90   -6,03     9,40   0,88  ║ 
║  6    9    19   FON   -4,11     9,00  0,77   -4,93    10,80   0,77   -6,03    11,72   0,75  ║ 
║  6   10     1   FON    0,06     0,53  0,02    0,11     0,88   0,02    0,17     1,43   0,03  ║ 
║  6   10     2   FON    0,06     0,18  0,01    0,11     0,30   0,02    0,17     0,50   0,02  ║ 
║  6   10     3   FON    0,18     0,88  0,05    0,30     1,45   0,07    0,49     2,37   0,10  ║ 
║  6   10     4   FON   -0,14     0,85  0,03   -0,22     1,40   0,04   -0,37     2,28   0,06  ║ 
║  6   10     5   FON    0,06     0,18  0,01    0,11     0,30   0,02    0,17     0,50   0,02  ║ 
║  6   10     6   FON    0,06     0,57  0,02    0,11     0,95   0,02    0,17     1,54   0,03  ║ 
║  6   10     7   FON   -0,02     0,14  0,00   -0,03     0,24   0,01   -0,05     0,39   0,01  ║ 
║  6   10     8   FON   -0,02     0,05  0,00   -0,03     0,08   0,00   -0,05     0,13   0,01  ║ 
║  6   10     9   FON   -0,02     0,05  0,00   -0,03     0,08   0,01   -0,05     0,13   0,01  ║ 
║  6   10    10   FON   -0,02     0,15  0,00   -0,03     0,26   0,01   -0,05     0,42   0,01  ║ 
║  6   10    11   FON    0,18     0,94  0,05    0,30     1,55   0,08    0,49     2,53   0,10  ║ 
║  6   10    12   FON   -0,14     0,84  0,04   -0,22     1,39   0,05   -0,37     2,26   0,06  ║ 
║  6   10    13   FON   -0,14     1,21  0,03   -0,22     1,99   0,05   -0,37     3,24   0,06  ║ 
║  6   10    14   FON   -5,21    12,86  0,93   -6,75    13,89   1,00   -8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6   10    15   FON   -5,21    12,86  0,92   -6,75    13,98   0,99   -8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6   10    16   FON   -4,11     6,13  0,44   -4,93     7,35   0,44   -5,49     8,18   0,39  ║ 
║  6   10    17   FON   -4,11    11,84  1,00   -4,93    11,84   1,00   -5,49    11,84   0,89  ║ 
║  6   10    18   FON   -4,11     8,42  0,90   -4,93     9,40   0,90   -5,49     9,40   0,80  ║ 
║  6   10    19   FON   -4,11     9,00  0,77   -4,93    10,80   0,77   -5,49    11,72   0,68  ║ 
║  6   11     1   FON    0,54     4,47  0,14    0,62     5,13   0,13    0,70     5,82   0,12  ║ 
║  6   11     2   FON    0,54     1,55  0,11    0,62     1,78   0,11    0,70     2,02   0,10  ║ 
║  6   11     3   FON    0,68     3,26  0,20    0,85     4,09   0,21    1,06     5,11   0,21  ║ 
║  6   11     4   FON    0,30     1,90  0,07    0,23     1,44   0,04    0,10     0,61   0,01  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIFICHE SISMICHE 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔════╦═════╦═════╦════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╦═══════╦════════╦══════╗ 
║Pian║Sisma║Muro ║Comb║ Sp ela║  T ela ║R.dutt║ Sp fes║  T fes ║R.dutt║ Sp rot║  T rot ║R.dutt║ 
║n.ro║ n.ro║N.ro ║n.ro║  (mm) ║   (t)  ║ elast║  (mm) ║   (t)  ║fessur║  (mm) ║   (t)  ║rottur║ 
╠════╩═════╩═════╩════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╩═══════╩════════╩══════╣ 
║  6   11     5   FON    0,54     1,55  0,11    0,62     1,78   0,11    0,70     2,02   0,10  ║ 
║  6   11     6   FON    0,54     4,81  0,13    0,62     5,52   0,13    0,70     6,27   0,11  ║ 
║  6   11     7   FON    0,44     3,68  0,11    0,46     3,82   0,10    0,46     3,78   0,08  ║ 
║  6   11     8   FON    0,44     1,28  0,09    0,46     1,33   0,08    0,46     1,31   0,06  ║ 
║  6   11     9   FON    0,44     1,28  0,09    0,46     1,33   0,08    0,46     1,31   0,06  ║ 
║  6   11    10   FON    0,44     3,96  0,11    0,46     4,12   0,10    0,46     4,07   0,08  ║ 
║  6   11    11   FON    0,68     3,48  0,20    0,85     4,36   0,21    1,06     5,45   0,21  ║ 
║  6   11    12   FON    0,30     1,89  0,08    0,23     1,43   0,05    0,10     0,60   0,02  ║ 
║  6   11    13   FON    0,30     2,70  0,08    0,23     2,05   0,05    0,10     0,87   0,02  ║ 
║  6   11    14   FON   -5,40    13,31  0,96   -6,76    13,89   1,00   -8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6   11    15   FON   -5,40    13,31  0,95   -6,76    13,98   0,99   -8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6   11    16   FON   -4,11     6,13  0,44   -4,63     6,90   0,41   -5,13     7,64   0,37  ║ 
║  6   11    17   FON   -4,11    11,84  1,00   -4,63    11,84   0,94   -5,13    11,84   0,83  ║ 
║  6   11    18   FON   -4,11     8,42  0,90   -4,63     9,40   0,84   -5,13     9,40   0,75  ║ 
║  6   11    19   FON   -4,11     9,00  0,77   -4,63    10,13   0,72   -5,13    11,22   0,64  ║ 
║  6   12     1   FON    1,49    12,38  0,38    1,58    13,11   0,34    1,70    14,13   0,29  ║ 
║  6   12     2   FON    1,49     4,29  0,31    1,58     4,55   0,27    1,70     4,90   0,24  ║ 
║  6   12     3   FON    1,67     8,03  0,50    1,85     8,93   0,46    2,12    10,22   0,42  ║ 
║  6   12     4   FON    1,20     7,47  0,27    1,12     6,98   0,21    0,99     6,22   0,15  ║ 
║  6   12     5   FON    1,49     4,29  0,32    1,58     4,55   0,28    1,70     4,90   0,24  ║ 
║  6   12     6   FON    1,49    13,32  0,37    1,58    14,11   0,32    1,70    15,21   0,28  ║ 
║  6   12     7   FON    1,37    11,38  0,35    1,39    11,54   0,30    1,41    11,74   0,24  ║ 
║  6   12     8   FON    1,37     3,95  0,29    1,39     4,00   0,24    1,41     4,07   0,20  ║ 
║  6   12     9   FON    1,37     3,95  0,29    1,39     4,00   0,24    1,41     4,07   0,20  ║ 
║  6   12    10   FON    1,37    12,25  0,34    1,39    12,43   0,29    1,41    12,63   0,23  ║ 
║  6   12    11   FON    1,67     8,58  0,50    1,85     9,54   0,46    2,12    10,92   0,42  ║ 
║  6   12    12   FON    1,20     7,40  0,31    1,12     6,91   0,24    0,99     6,15   0,17  ║ 
║  6   12    13   FON    1,20    10,61  0,30    1,12     9,90   0,23    0,99     8,82   0,17  ║ 
║  6   12    14   FON   -5,63    13,89  1,00   -6,76    13,89   1,00   -8,45    13,89   1,00  ║ 
║  6   12    15   FON   -5,63    13,89  0,99   -6,76    13,98   0,99   -8,45    13,98   0,99  ║ 
║  6   12    16   FON   -4,01     5,97  0,43   -4,21     6,28   0,38   -4,56     6,79   0,33  ║ 
║  6   12    17   FON   -4,01    11,54  0,98   -4,21    11,84   0,85   -4,56    11,84   0,74  ║ 
║  6   12    18   FON   -4,01     8,21  0,87   -4,21     8,63   0,77   -4,56     9,34   0,66  ║ 
║  6   12    19   FON   -4,01     8,77  0,75   -4,21     9,22   0,66   -4,56     9,97   0,57  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 1      3   0,43    1    0,51   31,99    2,80  173,79    1    0,66   29,46   0,78  18,20   VERIFICA  ║ 
║ 1     19   0,30    1    0,36    4,52    7,50   93,35    1    0,47    2,74   0,78  11,42   VERIFICA  ║ 
║ 1     20   0,30    2    0,36   90,28    0,51  125,79    1    0,47   46,91   0,78  24,92   VERIFICA  ║ 
║ 1     49   0,20    1    0,24   24,95    0,79   80,87    1    0,31   23,76   0,78  22,27   VERIFICA  ║ 
║ 1     50   0,20    1    0,24    3,93    3,62   58,81    1    0,31    2,74   0,78  12,07   VERIFICA  ║ 
║ 1     51   0,20    1    0,24    1,49    2,58   15,89    1    0,31    0,30   0,78  10,25   VERIFICA  ║ 
║ 1     52   0,35    1    0,42   10,91    5,14  132,24    1    0,55    8,83   0,78  13,57   VERIFICA  ║ 
║ 1     53   0,20    1    0,24    1,85    3,85   29,45    1    0,31    0,66   0,78  10,54   VERIFICA  ║ 
║ 1     54   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1     55   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1     56   0,20    1    0,24    4,25    3,47   60,76    1    0,31    3,06   0,78  12,29   VERIFICA  ║ 
║ 1     57   0,20    1    0,24    1,18    0,23    1,18    1    0,31    0,00   0,78  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 1     58   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1     59   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1     60   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1     61   0,20    1    0,24    2,23    4,22   38,78    1    0,31    1,04   0,78  10,83   VERIFICA  ║ 
║ 1     83   0,43    1    0,51   45,55    1,99  175,82    1    0,66   43,03   0,78  20,92   VERIFICA  ║ 
║ 1     86   0,43    1    0,51   22,39    3,93  170,86    1    0,66   19,87   0,78  15,99   VERIFICA  ║ 
║ 1    109   0,20    1    0,24    0,00    0,00    0,00    1    0,31    0,00   0,78  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 1    110   0,20    1    0,24    3,02    4,08   50,93    1    0,31    1,83   0,78  11,43   VERIFICA  ║ 
║ 1    134   0,20    1    0,24    3,81    3,69   57,98    1    0,31    2,62   0,78  11,99   VERIFICA  ║ 
║ 1    135   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1    136   0,20    1    0,24    3,38    3,91   54,58    1    0,31    2,20   0,78  11,69   VERIFICA  ║ 
║ 1    137   0,20    1    0,24    3,50    3,85   55,58    1    0,31    2,31   0,78  11,77   VERIFICA  ║ 
║ 1    138   0,20    1    0,24    1,53    2,81   17,76    1    0,31    0,34   0,78  10,28   VERIFICA  ║ 
║ 1    139   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1    140   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1    141   0,20    1    0,24    3,24    3,98   53,23    1    0,31    2,05   0,78  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 1    142   0,20    1    0,24    2,43    4,25   42,73    1    0,31    1,25   0,78  10,99   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 2      1   0,43    1    1,30   20,70    9,68  153,89    1    0,57   18,52   0,67  15,66   VERIFICA  ║ 
║ 2      2   0,43    1    1,30   20,70    9,68  153,89    1    0,57   18,52   0,67  15,66   VERIFICA  ║ 
║ 2      3   0,43    1    1,48   25,65    8,98  156,18    1    0,57   23,47   0,67  16,86   VERIFICA  ║ 
║ 2      4   0,43    1    1,52   29,17    8,26  158,46    1    0,57   26,99   0,67  17,65   VERIFICA  ║ 
║ 2      5   0,43    1    1,41   26,40    8,45  157,88    1    0,57   24,22   0,67  17,03   VERIFICA  ║ 
║ 2      6   0,43    1    1,41   24,91    8,89  156,50    1    0,57   22,73   0,67  16,68   VERIFICA  ║ 
║ 2      7   0,43    1    1,68   35,63    7,58  160,55    1    0,57   33,45   0,67  19,04   VERIFICA  ║ 
║ 2      8   0,43    1    1,34   21,82    9,47  154,58    1    0,57   19,64   0,67  15,94   VERIFICA  ║ 
║ 2      9   0,43    1    1,86   35,14    8,38  158,10    1    0,57   32,96   0,67  18,93   VERIFICA  ║ 
║ 2     10   0,43    1    1,66   30,86    8,48  157,77    1    0,57   28,68   0,67  18,03   VERIFICA  ║ 
║ 2     11   0,43    1    2,07   43,23    7,66  160,31    1    0,57   41,05   0,67  20,54   VERIFICA  ║ 
║ 2     12   0,43    1    0,38   12,32    5,12  167,65    1    0,57   10,14   0,67  13,40   VERIFICA  ║ 
║ 2     13   0,43    1    0,38   12,22    5,16  167,54    1    0,57   10,04   0,67  13,37   VERIFICA  ║ 
║ 2     14   0,43    1    2,28   47,39    7,70  160,18    1    0,57   45,21   0,67  21,32   VERIFICA  ║ 
║ 2     15   0,43    1    0,38   43,00    1,55  176,91    1    0,57   40,82   0,67  20,50   VERIFICA  ║ 
║ 2     16   0,43    1    0,38   15,54    4,12  170,34    1    0,57   13,36   0,67  14,31   VERIFICA  ║ 
║ 2     17   0,43    1    1,83   33,55    8,57  157,50    1    0,57   31,37   0,67  18,60   VERIFICA  ║ 
║ 2     18   0,43    1    2,00   37,40    8,43  157,93    1    0,57   35,21   0,67  19,40   VERIFICA  ║ 
║ 2     19   0,43    1    0,38   53,05    1,26  177,61    1    0,57   50,87   0,67  22,34   VERIFICA  ║ 
║ 2     20   0,30    1    0,27   43,64    0,76  124,91    1    0,40   42,10   0,67  23,83   VERIFICA  ║ 
║ 2     21   0,30    1    0,27   43,33    0,77  124,90    1    0,40   41,79   0,67  23,76   VERIFICA  ║ 
║ 2     22   0,43    2    4,87  108,74    7,24  161,58    1    0,57   59,18   0,67  23,75   VERIFICA  ║ 
║ 2     23   0,43    1    1,93   35,57    8,55  157,56    1    0,57   33,39   0,67  19,02   VERIFICA  ║ 
║ 2     24   0,43    1    1,85   33,96    8,58  157,47    1    0,57   31,78   0,67  18,69   VERIFICA  ║ 
║ 2     25   0,43    1    1,82   33,32    8,58  157,45    1    0,57   31,14   0,67  18,55   VERIFICA  ║ 
║ 2     26   0,43    1    1,89   34,61    8,61  157,37    1    0,57   32,43   0,67  18,82   VERIFICA  ║ 
║ 2     27   0,43    1    2,49   56,68    7,12  161,95    1    0,57   54,50   0,67  22,97   VERIFICA  ║ 
║ 2     28   0,43    1    0,68    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     29   0,43    1    1,84   36,62    7,99  159,30    1    0,57   34,44   0,67  19,24   VERIFICA  ║ 
║ 2     30   0,43    1    1,90   38,22    7,92  159,52    1    0,57   36,04   0,67  19,56   VERIFICA  ║ 
║ 2     31   0,43    1    0,68    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     32   0,43    1    2,39   53,70    7,19  161,73    1    0,57   51,52   0,67  22,45   VERIFICA  ║ 
║ 2     33   0,43    1    1,91   35,06    8,58  157,45    1    0,57   32,88   0,67  18,92   VERIFICA  ║ 
║ 2     34   0,43    1    1,84   33,64    8,60  157,42    1    0,57   31,46   0,67  18,62   VERIFICA  ║ 
║ 2     35   0,43    1    0,38   15,62    4,10  170,39    1    0,57   13,44   0,67  14,33   VERIFICA  ║ 
║ 2     36   0,43    1    0,38   58,55    1,14  177,90    1    0,57   56,37   0,67  23,28   VERIFICA  ║ 
║ 2     37   0,43    1    1,85   34,98    8,37  158,13    1    0,57   32,80   0,67  18,90   VERIFICA  ║ 
║ 2     38   0,43    1    1,37   22,47    9,44  154,68    1    0,57   20,29   0,67  16,10   VERIFICA  ║ 
║ 2     39   0,43    1    1,30   20,99    9,57  154,27    1    0,57   18,81   0,67  15,73   VERIFICA  ║ 
║ 2     40   0,43    1    1,99   39,14    8,08  159,04    1    0,57   36,96   0,67  19,75   VERIFICA  ║ 
║ 2     41   0,43    1    0,38   47,48    1,40  177,26    1    0,57   45,30   0,67  21,34   VERIFICA  ║ 
║ 2     42   0,43    1    0,38   16,55    3,89  170,97    1    0,57   14,37   0,67  14,58   VERIFICA  ║ 
║ 2     43   0,43    1    0,38    7,94    7,60  160,51    1    0,57    5,76   0,67  12,05   VERIFICA  ║ 
║ 2     44   0,43    1    0,86    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     45   0,43    1    0,38   13,00    4,87  168,33    1    0,57   10,82   0,67  13,60   VERIFICA  ║ 
║ 2     46   0,43    1    1,31   20,93    9,66  153,96    1    0,57   18,75   0,67  15,72   VERIFICA  ║ 
║ 2     47   0,43    1    1,35   22,45    9,34  155,03    1    0,57   20,26   0,67  16,09   VERIFICA  ║ 
║ 2     48   0,43    1    1,43   35,54    6,57  163,56    1    0,57   33,36   0,67  19,02   VERIFICA  ║ 
║ 2     49   0,43    1    0,38   43,30    1,54  176,93    1    0,57   41,12   0,67  20,56   VERIFICA  ║ 
║ 2     50   0,43    1    0,38    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     51   0,43    1    0,38   15,69    4,09  170,44    1    0,57   13,51   0,67  14,35   VERIFICA  ║ 
║ 2     52   0,20    1    0,18   22,21    0,65   81,61    1    0,27   21,18   0,67  21,28   VERIFICA  ║ 
║ 2     53   0,20    1    0,18    1,38    3,90   30,34    1    0,27    0,35   0,67  10,29   VERIFICA  ║ 
║ 2     54   0,20    1    0,18    0,63    0,13    0,63    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     55   0,35    1    0,31    9,79    4,28  135,31    1    0,47    8,00   0,67  13,27   VERIFICA  ║ 
║ 2     56   0,20    1    0,18    0,70    0,14    0,70    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     57   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2     58   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2     59   0,20    1    0,18    1,52    4,14   35,57    1    0,27    0,50   0,67  10,40   VERIFICA  ║ 
║ 2     60   0,20    1    0,18    0,51    0,10    0,51    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     61   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2     62   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2     63   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2     64   0,20    1    0,18    0,81    0,16    0,81    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     65   0,43    1    0,38   12,82    4,93  168,16    1    0,57   10,64   0,67  13,55   VERIFICA  ║ 
║ 2     66   0,43    1    0,95    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     67   0,43    2    3,89  112,37    5,74  165,92    1    0,57   65,75   0,67  24,81   VERIFICA  ║ 
║ 2     68   0,43    1    0,97    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2     69   0,43    1    1,60   29,44    8,57  157,50    1    0,57   27,26   0,67  17,71   VERIFICA  ║ 
║ 2     70   0,43    1    1,82   32,49    8,79  156,81    1    0,57   30,31   0,67  18,38   VERIFICA  ║ 
║ 2     71   0,43    1    1,79   31,59    8,86  156,58    1    0,57   29,41   0,67  18,18   VERIFICA  ║ 
║ 2     72   0,43    1    1,53   26,45    9,04  155,99    1    0,57   24,27   0,67  17,04   VERIFICA  ║ 
║ 2     73   0,43    1    1,71   31,93    8,46  157,83    1    0,57   29,75   0,67  18,26   VERIFICA  ║ 
║ 2     74   0,43    1    1,90   35,97    8,36  158,16    1    0,57   33,79   0,67  19,11   VERIFICA  ║ 
║ 2     75   0,43    1    2,09   41,62    7,99  159,32    1    0,57   39,44   0,67  20,23   VERIFICA  ║ 
║ 2     76   0,43    1    0,42   14,13    5,04  167,86    1    0,57   11,95   0,67  13,92   VERIFICA  ║ 
║ 2     77   0,43    1    1,79   33,50    8,44  157,90    1    0,57   31,32   0,67  18,59   VERIFICA  ║ 
║ 2     78   0,43    1    1,82   34,34    8,37  158,12    1    0,57   32,16   0,67  18,77   VERIFICA  ║ 
║ 2     79   0,43    1    1,85   35,06    8,36  158,18    1    0,57   32,88   0,67  18,92   VERIFICA  ║ 
║ 2     80   0,43    1    1,55   28,60    8,55  157,55    1    0,57   26,42   0,67  17,53   VERIFICA  ║ 
║ 2     81   0,43    1    1,77   32,94    8,46  157,84    1    0,57   30,76   0,67  18,47   VERIFICA  ║ 
║ 2     82   0,43    1    1,84   34,85    8,37  158,13    1    0,57   32,67   0,67  18,88   VERIFICA  ║ 
║ 2     83   0,43    1    1,91   36,38    8,29  158,37    1    0,57   34,20   0,67  19,19   VERIFICA  ║ 
║ 2     84   0,43    1    1,73   31,85    8,57  157,50    1    0,57   29,67   0,67  18,24   VERIFICA  ║ 
║ 2     85   0,43    1    1,81   33,99    8,43  157,95    1    0,57   31,81   0,67  18,70   VERIFICA  ║ 
║ 2     86   0,43    1    1,65   30,30    8,56  157,54    1    0,57   28,12   0,67  17,90   VERIFICA  ║ 
║ 2     87   0,43    1    1,55   30,16    8,18  158,73    1    0,57   27,97   0,67  17,87   VERIFICA  ║ 
║ 2     88   0,43    1    2,32   43,13    8,48  157,79    1    0,57   40,95   0,67  20,52   VERIFICA  ║ 
║ 2     89   0,43    1    2,52   52,41    7,70  160,21    1    0,57   50,23   0,67  22,22   VERIFICA  ║ 
║ 2     90   0,43    1    2,10   41,34    8,07  159,05    1    0,57   39,16   0,67  20,18   VERIFICA  ║ 
║ 2     91   0,43    1    0,38   15,88    4,04  170,56    1    0,57   13,70   0,67  14,40   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 2     92   0,43    1    1,07   16,53    9,89  153,18    1    0,57   14,35   0,67  14,58   VERIFICA  ║ 
║ 2     93   0,43    1    0,38   17,44    3,70  171,46    1    0,57   15,26   0,67  14,82   VERIFICA  ║ 
║ 2     94   0,43    1    1,16   18,43    9,68  153,88    1    0,57   16,25   0,67  15,08   VERIFICA  ║ 
║ 2     95   0,43    1    0,38   10,88    5,73  165,94    1    0,57    8,70   0,67  12,97   VERIFICA  ║ 
║ 2     96   0,43    1    1,70   30,30    8,78  156,84    1    0,57   28,12   0,67  17,90   VERIFICA  ║ 
║ 2     97   0,43    1    0,38   30,24    2,18  175,34    1    0,57   28,06   0,67  17,89   VERIFICA  ║ 
║ 2     98   0,43    1    0,38   26,87    2,44  174,68    1    0,57   24,69   0,67  17,14   VERIFICA  ║ 
║ 2     99   0,43    1    1,73   31,42    8,66  157,22    1    0,57   29,24   0,67  18,15   VERIFICA  ║ 
║ 2    100   0,43    1    1,51   26,09    9,05  155,96    1    0,57   23,91   0,67  16,96   VERIFICA  ║ 
║ 2    101   0,43    1    1,41   23,62    9,28  155,21    1    0,57   21,44   0,67  16,38   VERIFICA  ║ 
║ 2    102   0,43    1    0,38   10,35    6,00  165,19    1    0,57    8,17   0,67  12,81   VERIFICA  ║ 
║ 2    103   0,43    1    1,62   30,90    8,30  158,34    1    0,57   28,72   0,67  18,03   VERIFICA  ║ 
║ 2    104   0,43    1    1,46   25,73    8,88  156,52    1    0,57   23,55   0,67  16,87   VERIFICA  ║ 
║ 2    105   0,43    1    1,43   24,14    9,21  155,45    1    0,57   21,96   0,67  16,50   VERIFICA  ║ 
║ 2    106   0,43    1    0,38   10,85    5,75  165,90    1    0,57    8,67   0,67  12,96   VERIFICA  ║ 
║ 2    107   0,43    1    1,03   15,31   10,19  152,15    1    0,57   13,13   0,67  14,25   VERIFICA  ║ 
║ 2    108   0,43    1    0,38    6,20    9,39  154,85    1    0,57    4,02   0,67  11,47   VERIFICA  ║ 
║ 2    109   0,43    1    1,17   18,49    9,69  153,85    1    0,57   16,31   0,67  15,10   VERIFICA  ║ 
║ 2    110   0,43    1    0,38   10,58    5,88  165,52    1    0,57    8,40   0,67  12,88   VERIFICA  ║ 
║ 2    111   0,43    1    1,84   32,04    8,95  156,28    1    0,57   29,86   0,67  18,28   VERIFICA  ║ 
║ 2    112   0,43    1    0,38   29,87    2,21  175,27    1    0,57   27,69   0,67  17,81   VERIFICA  ║ 
║ 2    113   0,43    1    0,38    3,25   15,22  131,40    1    0,57    1,07   0,67  10,41   VERIFICA  ║ 
║ 2    114   0,43    1    0,38    4,20   12,76  142,57    1    0,57    2,02   0,67  10,76   VERIFICA  ║ 
║ 2    115   0,43    1    0,38    9,60    6,42  163,97    1    0,57    7,42   0,67  12,58   VERIFICA  ║ 
║ 2    116   0,20    1    0,18    0,00    0,00    0,00    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    117   0,20    1    0,18    0,97    1,38    7,57    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    118   0,43    1    1,81   33,91    8,44  157,90    1    0,57   31,73   0,67  18,68   VERIFICA  ║ 
║ 2    119   0,43    1    1,71   32,02    8,44  157,91    1    0,57   29,84   0,67  18,28   VERIFICA  ║ 
║ 2    120   0,43    1    1,47   27,82    8,35  158,19    1    0,57   25,64   0,67  17,35   VERIFICA  ║ 
║ 2    121   0,43    1    2,33   43,83    8,39  158,06    1    0,57   41,65   0,67  20,66   VERIFICA  ║ 
║ 2    122   0,43    1    1,87   35,67    8,29  158,37    1    0,57   33,49   0,67  19,04   VERIFICA  ║ 
║ 2    123   0,43    1    1,87   34,49    8,54  157,59    1    0,57   32,31   0,67  18,80   VERIFICA  ║ 
║ 2    124   0,43    1    0,38   30,52    2,16  175,39    1    0,57   28,34   0,67  17,95   VERIFICA  ║ 
║ 2    125   0,43    1    0,38   25,66    2,56  174,40    1    0,57   23,48   0,67  16,86   VERIFICA  ║ 
║ 2    126   0,43    1    1,84   34,57    8,42  157,98    1    0,57   32,39   0,67  18,82   VERIFICA  ║ 
║ 2    127   0,43    1    1,80   33,85    8,39  158,07    1    0,57   31,67   0,67  18,67   VERIFICA  ║ 
║ 2    128   0,43    1    1,86   35,29    8,34  158,21    1    0,57   33,11   0,67  18,97   VERIFICA  ║ 
║ 2    129   0,43    1    1,55   28,48    8,56  157,54    1    0,57   26,30   0,67  17,50   VERIFICA  ║ 
║ 2    130   0,43    1    1,79   33,28    8,47  157,80    1    0,57   31,10   0,67  18,55   VERIFICA  ║ 
║ 2    131   0,43    1    1,84   34,76    8,38  158,11    1    0,57   32,58   0,67  18,85   VERIFICA  ║ 
║ 2    132   0,43    1    1,92   36,74    8,29  158,39    1    0,57   34,56   0,67  19,26   VERIFICA  ║ 
║ 2    133   0,43    1    1,72   50,79    5,63  166,22    1    0,57   48,61   0,67  21,94   VERIFICA  ║ 
║ 2    134   0,43    1    0,65    8,18   11,71  146,70    1    0,57    6,00   0,67  12,13   VERIFICA  ║ 
║ 2    135   0,43    1    0,75    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    136   0,43    1    0,51    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    137   0,43    1    0,97    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    138   0,43    1    1,81   36,78    7,85  159,75    1    0,57   34,60   0,67  19,27   VERIFICA  ║ 
║ 2    139   0,43    1    1,55   26,00    9,27  155,25    1    0,57   23,82   0,67  16,93   VERIFICA  ║ 
║ 2    140   0,43    1    1,75   31,22    8,77  156,85    1    0,57   29,04   0,67  18,10   VERIFICA  ║ 
║ 2    141   0,43    1    1,68   32,10    8,28  158,40    1    0,57   29,92   0,67  18,29   VERIFICA  ║ 
║ 2    142   0,43    1    0,83    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    143   0,43    1    0,50    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    144   0,43    1    0,81    0,00    0,00    0,00    1    0,57    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    145   0,43    1    0,67   23,05    4,87  168,32    1    0,57   20,87   0,67  16,24   VERIFICA  ║ 
║ 2    146   0,20    1    0,18    1,59    4,19   37,58    1    0,27    0,56   0,67  10,46   VERIFICA  ║ 
║ 2    147   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    148   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    149   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    150   0,20    1    0,18    0,77    0,15    0,77    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 2    151   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    152   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    153   0,20    1    0,18    1,03    2,02   11,69    1    0,27    0,00   0,67  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 2    154   0,20    1    0,18    0,85    0,17    0,85    1    0,27    0,00   0,67  10,00   NOVERIF   ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3      1   0,38    1    1,04   15,21    8,93  130,22    1    0,89   11,91   1,18  14,35   VERIFICA  ║ 
║ 3      2   0,38    1    1,04   15,21    8,93  130,22    1    0,89   11,91   1,18  14,35   VERIFICA  ║ 
║ 3      3   0,38    1    1,04   18,68    7,58  135,63    1    0,89   15,37   1,18  15,38   VERIFICA  ║ 
║ 3      4   0,38    1    1,04   19,60    7,28  136,74    1    0,89   16,29   1,18  15,65   VERIFICA  ║ 
║ 3      5   0,38    1    1,04   17,43    8,02  133,92    1    0,89   14,12   1,18  15,02   VERIFICA  ║ 
║ 3      6   0,38    1    1,04   17,45    8,01  133,96    1    0,89   14,15   1,18  15,02   VERIFICA  ║ 
║ 3      7   0,38    1    1,04   22,83    6,40  139,95    1    0,89   19,53   1,18  16,54   VERIFICA  ║ 
║ 3      8   0,38    1    1,04   15,92    8,62  131,51    1    0,89   12,61   1,18  14,56   VERIFICA  ║ 
║ 3      9   0,38    1    1,04   26,41    5,63  142,58    1    0,89   23,10   1,18  17,47   VERIFICA  ║ 
║ 3     10   0,38    1    1,04   22,36    6,51  139,53    1    0,89   19,05   1,18  16,41   VERIFICA  ║ 
║ 3     11   0,38    1    1,04   30,50    4,96  144,83    1    0,89   27,19   1,18  18,49   VERIFICA  ║ 
║ 3     12   0,38    1    1,04   32,25    4,71  145,62    1    0,89   28,95   1,18  18,90   VERIFICA  ║ 
║ 3     13   0,38    1    1,04   30,40    4,97  144,78    1    0,89   27,09   1,18  18,46   VERIFICA  ║ 
║ 3     14   0,38    1    1,04   34,75    4,40  146,61    1    0,89   31,45   1,18  19,48   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

                                     



 

444 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3     15   0,38    1    1,04   20,52    7,01  137,76    1    0,89   17,22   1,18  15,91   VERIFICA  ║ 
║ 3     16   0,38    1    1,04   27,88    5,37  143,47    1    0,89   24,58   1,18  17,85   VERIFICA  ║ 
║ 3     17   0,38    1    1,04   25,69    5,77  142,10    1    0,89   22,38   1,18  17,29   VERIFICA  ║ 
║ 3     18   0,38    1    1,04   29,10    5,17  144,13    1    0,89   25,79   1,18  18,15   VERIFICA  ║ 
║ 3     19   0,43    1    1,18   41,32    4,82  168,46    1    1,01   37,57   1,18  19,87   VERIFICA  ║ 
║ 3     20   0,30    1    0,84   33,23    2,94  116,82    1    0,71   30,58   1,18  20,97   VERIFICA  ║ 
║ 3     21   0,30    1    0,84   32,89    2,96  116,71    1    0,71   30,25   1,18  20,88   VERIFICA  ║ 
║ 3     22   0,38    1    1,04   48,50    3,23  150,23    1    0,89   45,19   1,18  22,40   VERIFICA  ║ 
║ 3     23   0,38    1    1,04   27,78    5,39  143,41    1    0,89   24,47   1,18  17,82   VERIFICA  ║ 
║ 3     24   0,38    1    1,04   26,18    5,68  142,43    1    0,89   22,87   1,18  17,42   VERIFICA  ║ 
║ 3     25   0,38    1    1,04   25,51    5,81  141,98    1    0,89   22,20   1,18  17,24   VERIFICA  ║ 
║ 3     26   0,38    1    1,04   27,05    5,52  142,97    1    0,89   23,74   1,18  17,64   VERIFICA  ║ 
║ 3     27   0,38    1    1,04   38,99    3,96  148,00    1    0,89   35,68   1,18  20,42   VERIFICA  ║ 
║ 3     28   0,38    1    1,04    3,02    4,30   12,43    1    0,89    0,00   1,18  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 3     29   0,38    1    1,04   25,93    5,73  142,27    1    0,89   22,62   1,18  17,35   VERIFICA  ║ 
║ 3     30   0,38    1    1,04   27,13    5,50  143,02    1    0,89   23,82   1,18  17,66   VERIFICA  ║ 
║ 3     31   0,38    1    1,04    3,00    3,94   11,31    1    0,89    0,00   1,18  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 3     32   0,38    1    1,04   36,92    4,17  147,36    1    0,89   33,61   1,18  19,97   VERIFICA  ║ 
║ 3     33   0,38    1    1,04   27,40    5,45  143,18    1    0,89   24,09   1,18  17,72   VERIFICA  ║ 
║ 3     34   0,38    1    1,04   25,90    5,73  142,25    1    0,89   22,60   1,18  17,34   VERIFICA  ║ 
║ 3     35   0,38    1    1,04   25,42    5,83  141,93    1    0,89   22,11   1,18  17,22   VERIFICA  ║ 
║ 3     36   0,38    1    1,04   28,59    5,25  143,86    1    0,89   25,28   1,18  18,02   VERIFICA  ║ 
║ 3     37   0,38    1    1,04   26,20    5,67  142,45    1    0,89   22,90   1,18  17,42   VERIFICA  ║ 
║ 3     38   0,38    1    1,04   16,60    8,34  132,66    1    0,89   13,30   1,18  14,77   VERIFICA  ║ 
║ 3     39   0,38    1    1,04   15,21    8,93  130,21    1    0,89   11,90   1,18  14,35   VERIFICA  ║ 
║ 3     40   0,38    1    1,04   28,92    5,20  144,04    1    0,89   25,61   1,18  18,10   VERIFICA  ║ 
║ 3     41   0,38    1    1,04   27,76    5,39  143,39    1    0,89   24,45   1,18  17,81   VERIFICA  ║ 
║ 3     42   0,38    1    1,04   27,62    5,42  143,31    1    0,89   24,31   1,18  17,78   VERIFICA  ║ 
║ 3     43   0,38    1    1,04   16,54    8,37  132,55    1    0,89   13,23   1,18  14,75   VERIFICA  ║ 
║ 3     44   0,38    1    1,04    6,43   14,67   90,39    1    0,89    3,12   1,18  11,30   VERIFICA  ║ 
║ 3     45   0,38    1    1,04   14,76    9,14  129,32    1    0,89   11,45   1,18  14,21   VERIFICA  ║ 
║ 3     46   0,38    1    1,04   15,42    8,84  130,62    1    0,89   12,12   1,18  14,41   VERIFICA  ║ 
║ 3     47   0,38    1    1,04   16,20    8,50  131,99    1    0,89   12,89   1,18  14,65   VERIFICA  ║ 
║ 3     48   0,38    1    1,04   17,72    7,91  134,33    1    0,89   14,41   1,18  15,10   VERIFICA  ║ 
║ 3     49   0,38    1    1,04   15,09    8,99  129,97    1    0,89   11,78   1,18  14,31   VERIFICA  ║ 
║ 3     50   0,38    1    1,04   13,16    9,97  125,68    1    0,89    9,86   1,18  13,70   VERIFICA  ║ 
║ 3     51   0,38    1    1,04   13,70    9,67  127,01    1    0,89   10,40   1,18  13,87   VERIFICA  ║ 
║ 3     52   0,38    1    1,04   31,00    4,88  145,06    1    0,89   27,69   1,18  18,60   VERIFICA  ║ 
║ 3     53   0,38    1    1,04   29,37    5,13  144,27    1    0,89   26,06   1,18  18,21   VERIFICA  ║ 
║ 3     54   0,38    1    1,04    0,00    0,00    0,00    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3     55   0,38    1    1,04   24,56    6,00  141,32    1    0,89   21,26   1,18  17,00   VERIFICA  ║ 
║ 3     56   0,38    1    1,04    1,26    0,47    1,26    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3     57   0,43    1    1,18    6,43   18,85  102,40    1    1,01    2,68   1,18  11,00   VERIFICA  ║ 
║ 3     58   0,38    1    1,04    8,23   13,38  105,45    1    0,89    4,92   1,18  11,99   VERIFICA  ║ 
║ 3     59   0,38    1    1,04   39,24    3,94  148,07    1    0,89   35,94   1,18  20,48   VERIFICA  ║ 
║ 3     60   0,38    1    1,04    8,62   13,07  107,91    1    0,89    5,31   1,18  12,13   VERIFICA  ║ 
║ 3     61   0,38    1    1,04   21,21    6,81  138,46    1    0,89   17,90   1,18  16,10   VERIFICA  ║ 
║ 3     62   0,38    1    1,04   25,57    5,80  142,03    1    0,89   22,27   1,18  17,26   VERIFICA  ║ 
║ 3     63   0,38    1    1,04   24,92    5,93  141,57    1    0,89   21,61   1,18  17,09   VERIFICA  ║ 
║ 3     64   0,38    1    1,04   19,83    7,21  137,01    1    0,89   16,52   1,18  15,71   VERIFICA  ║ 
║ 3     65   0,38    1    1,04   23,41    6,26  140,43    1    0,89   20,11   1,18  16,70   VERIFICA  ║ 
║ 3     66   0,38    1    1,04   27,20    5,49  143,07    1    0,89   23,89   1,18  17,67   VERIFICA  ║ 
║ 3     67   0,38    1    1,04   30,90    4,90  145,02    1    0,89   27,59   1,18  18,58   VERIFICA  ║ 
║ 3     68   0,38    2    1,04    0,00    0,00    0,00    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3     69   0,38    1    1,04   25,00    5,91  141,63    1    0,89   21,69   1,18  17,11   VERIFICA  ║ 
║ 3     70   0,38    1    1,04   25,53    5,80  142,00    1    0,89   22,23   1,18  17,25   VERIFICA  ║ 
║ 3     71   0,38    1    1,04   26,21    5,67  142,45    1    0,89   22,90   1,18  17,42   VERIFICA  ║ 
║ 3     72   0,38    1    1,04   20,22    7,09  137,44    1    0,89   16,92   1,18  15,82   VERIFICA  ║ 
║ 3     73   0,38    1    1,04   24,50    6,02  141,27    1    0,89   21,19   1,18  16,98   VERIFICA  ║ 
║ 3     74   0,38    1    1,04   26,07    5,70  142,36    1    0,89   22,76   1,18  17,39   VERIFICA  ║ 
║ 3     75   0,38    1    1,04   27,27    5,48  143,11    1    0,89   23,97   1,18  17,69   VERIFICA  ║ 
║ 3     76   0,38    1    1,04   23,83    6,17  140,76    1    0,89   20,52   1,18  16,81   VERIFICA  ║ 
║ 3     77   0,38    1    1,04   25,45    5,82  141,95    1    0,89   22,15   1,18  17,23   VERIFICA  ║ 
║ 3     78   0,38    1    1,04   22,09    6,58  139,29    1    0,89   18,78   1,18  16,34   VERIFICA  ║ 
║ 3     79   0,38    1    1,04   20,24    7,09  137,46    1    0,89   16,93   1,18  15,83   VERIFICA  ║ 
║ 3     80   0,38    1    1,04   35,52    4,32  146,89    1    0,89   32,21   1,18  19,65   VERIFICA  ║ 
║ 3     81   0,38    1    1,04   39,52    3,91  148,15    1    0,89   36,21   1,18  20,54   VERIFICA  ║ 
║ 3     82   0,38    1    1,04   31,15    4,86  145,13    1    0,89   27,84   1,18  18,64   VERIFICA  ║ 
║ 3     83   0,38    1    1,04   27,87    5,37  143,46    1    0,89   24,57   1,18  17,84   VERIFICA  ║ 
║ 3     84   0,38    1    1,04   10,52   11,63  117,19    1    0,89    7,21   1,18  12,81   VERIFICA  ║ 
║ 3     85   0,38    1    1,04   11,14   11,20  119,54    1    0,89    7,83   1,18  13,02   VERIFICA  ║ 
║ 3     86   0,38    1    1,04   12,36   10,43  123,49    1    0,89    9,05   1,18  13,43   VERIFICA  ║ 
║ 3     87   0,38    1    1,04   13,41    9,83  126,30    1    0,89   10,11   1,18  13,78   VERIFICA  ║ 
║ 3     88   0,38    1    1,04   23,08    6,34  140,15    1    0,89   19,77   1,18  16,61   VERIFICA  ║ 
║ 3     89   0,38    1    1,04   15,89    8,64  131,45    1    0,89   12,58   1,18  14,55   VERIFICA  ║ 
║ 3     90   0,38    1    1,04   24,77    5,96  141,47    1    0,89   21,47   1,18  17,05   VERIFICA  ║ 
║ 3     91   0,38    1    1,04   23,77    6,18  140,72    1    0,89   20,47   1,18  16,79   VERIFICA  ║ 
║ 3     92   0,38    1    1,04   19,46    7,33  136,58    1    0,89   16,15   1,18  15,61   VERIFICA  ║ 
║ 3     93   0,38    1    1,04   17,43    8,02  133,92    1    0,89   14,12   1,18  15,02   VERIFICA  ║ 
║ 3     94   0,38    1    1,04   28,91    5,20  144,03    1    0,89   25,60   1,18  18,10   VERIFICA  ║ 
║ 3     95   0,38    1    1,04   21,29    6,79  138,54    1    0,89   17,98   1,18  16,12   VERIFICA  ║ 
║ 3     96   0,38    1    1,04   18,51    7,63  135,41    1    0,89   15,20   1,18  15,33   VERIFICA  ║ 
║ 3     97   0,38    1    1,04   17,78    7,89  134,42    1    0,89   14,47   1,18  15,12   VERIFICA  ║ 
║ 3     98   0,38    1    1,04   28,45    5,28  143,78    1    0,89   25,14   1,18  17,99   VERIFICA  ║ 
║ 3     99   0,38    1    1,04    9,68   12,24  113,57    1    0,89    6,38   1,18  12,52   VERIFICA  ║ 
║ 3    100   0,38    1    1,04   11,83   10,75  121,89    1    0,89    8,53   1,18  13,26   VERIFICA  ║ 
║ 3    101   0,38    1    1,04   12,47   10,36  123,81    1    0,89    9,17   1,18  13,47   VERIFICA  ║ 
║ 3    102   0,38    1    1,04   13,05   10,03  125,38    1    0,89    9,74   1,18  13,66   VERIFICA  ║ 
║ 3    103   0,38    1    1,04   25,89    5,73  142,24    1    0,89   22,58   1,18  17,34   VERIFICA  ║ 
║ 3    104   0,38    1    1,04   20,53    7,00  137,77    1    0,89   17,22   1,18  15,91   VERIFICA  ║ 
║ 3    105   0,38    1    1,04   44,52    3,50  149,41    1    0,89   41,21   1,18  21,59   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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 VERIF. SISMA ORTOGON. 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 3    106   0,38    1    1,04   45,85    3,41  149,70    1    0,89   42,54   1,18  21,87   VERIFICA  ║ 
║ 3    107   0,38    1    1,04   25,44    5,82  141,94    1    0,89   22,13   1,18  17,23   VERIFICA  ║ 
║ 3    108   0,38    1    1,04   23,40    6,26  140,42    1    0,89   20,09   1,18  16,69   VERIFICA  ║ 
║ 3    109   0,38    1    1,04   18,54    7,62  135,45    1    0,89   15,24   1,18  15,34   VERIFICA  ║ 
║ 3    110   0,38    1    1,04   35,72    4,29  146,96    1    0,89   32,41   1,18  19,70   VERIFICA  ║ 
║ 3    111   0,38    1    1,04   26,52    5,61  142,65    1    0,89   23,21   1,18  17,50   VERIFICA  ║ 
║ 3    112   0,38    1    1,04   26,56    5,61  142,67    1    0,89   23,25   1,18  17,51   VERIFICA  ║ 
║ 3    113   0,38    1    1,04   31,60    4,80  145,34    1    0,89   28,30   1,18  18,75   VERIFICA  ║ 
║ 3    114   0,38    1    1,04   25,77    5,76  142,16    1    0,89   22,47   1,18  17,31   VERIFICA  ║ 
║ 3    115   0,38    1    1,04   26,00    5,71  142,31    1    0,89   22,69   1,18  17,37   VERIFICA  ║ 
║ 3    116   0,38    1    1,04   25,10    5,89  141,70    1    0,89   21,79   1,18  17,14   VERIFICA  ║ 
║ 3    117   0,38    1    1,04   26,40    5,64  142,57    1    0,89   23,09   1,18  17,47   VERIFICA  ║ 
║ 3    118   0,38    1    1,04   20,11    7,13  137,31    1    0,89   16,80   1,18  15,79   VERIFICA  ║ 
║ 3    119   0,38    1    1,04   24,92    5,93  141,57    1    0,89   21,61   1,18  17,09   VERIFICA  ║ 
║ 3    120   0,38    1    1,04   25,99    5,71  142,31    1    0,89   22,68   1,18  17,37   VERIFICA  ║ 
║ 3    121   0,38    1    1,04   27,62    5,42  143,31    1    0,89   24,31   1,18  17,78   VERIFICA  ║ 
║ 3    122   0,38    1    1,04   23,61    6,22  140,58    1    0,89   20,30   1,18  16,75   VERIFICA  ║ 
║ 3    123   0,38    1    1,04    2,77    1,02    2,77    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3    124   0,38    1    1,04    4,24   13,49   54,86    1    0,89    0,94   1,18  10,41   VERIFICA  ║ 
║ 3    125   0,38    1    1,04    1,34    0,50    1,34    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3    126   0,38    1    1,04    8,59   13,09  107,71    1    0,89    5,28   1,18  12,12   VERIFICA  ║ 
║ 3    127   0,38    1    1,04   25,30    5,85  141,84    1    0,89   21,99   1,18  17,19   VERIFICA  ║ 
║ 3    128   0,38    1    1,04   20,21    7,10  137,43    1    0,89   16,90   1,18  15,82   VERIFICA  ║ 
║ 3    129   0,38    1    1,04   24,10    6,10  140,97    1    0,89   20,80   1,18  16,88   VERIFICA  ║ 
║ 3    130   0,38    1    1,04   22,75    6,42  139,87    1    0,89   19,44   1,18  16,52   VERIFICA  ║ 
║ 3    131   0,38    1    1,04    5,74   14,93   82,07    1    0,89    2,43   1,18  11,03   VERIFICA  ║ 
║ 3    132   0,38    1    1,04    1,28    0,47    1,28    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 3    133   0,38    1    1,04    5,30   14,90   75,74    1    0,89    2,00   1,18  10,85   VERIFICA  ║ 
║ 3    134   0,38    1    1,04    2,91    2,57    7,16    1    0,89    0,00   1,18  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 3    135   0,38    1    1,04    0,00    0,00    0,00    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 4      1   0,38    1    1,44    8,60   14,77   88,18    1    0,89    5,29   1,18  12,13   VERIFICA  ║ 
║ 4      2   0,38    1    1,44    8,60   14,77   88,18    1    0,89    5,29   1,18  12,13   VERIFICA  ║ 
║ 4      3   0,38    1    1,55   10,95   14,04   99,26    1    0,89    7,64   1,18  12,96   VERIFICA  ║ 
║ 4      4   0,38    1    1,04    9,34   12,50  111,89    1    0,89    6,03   1,18  12,40   VERIFICA  ║ 
║ 4      5   0,38    1    1,04    7,02   14,30   96,20    1    0,89    3,71   1,18  11,53   VERIFICA  ║ 
║ 4      6   0,38    1    1,04    7,06   14,27   96,58    1    0,89    3,76   1,18  11,55   VERIFICA  ║ 
║ 4      7   0,38    1    1,04   10,39   11,72  116,67    1    0,89    7,08   1,18  12,76   VERIFICA  ║ 
║ 4      8   0,38    1    1,50    9,30   14,66   90,58    1    0,89    5,99   1,18  12,38   VERIFICA  ║ 
║ 4      9   0,38    1    1,77   16,42   12,25  113,50    1    0,89   13,11   1,18  14,71   VERIFICA  ║ 
║ 4     10   0,38    1    1,56   12,97   13,01  108,31    1    0,89    9,67   1,18  13,63   VERIFICA  ║ 
║ 4     11   0,38    1    1,82   18,44   11,59  117,41    1    0,89   15,13   1,18  15,31   VERIFICA  ║ 
║ 4     12   0,38    1    1,81   19,16   11,27  119,19    1    0,89   15,85   1,18  15,52   VERIFICA  ║ 
║ 4     13   0,38    1    1,78   18,09   11,58  117,50    1    0,89   14,78   1,18  15,21   VERIFICA  ║ 
║ 4     14   0,38    1    1,87   20,73   10,93  120,96    1    0,89   17,42   1,18  15,96   VERIFICA  ║ 
║ 4     15   0,38    1    1,53   11,82   13,53  104,16    1    0,89    8,51   1,18  13,25   VERIFICA  ║ 
║ 4     16   0,38    1    1,85   17,68   12,04  114,80    1    0,89   14,37   1,18  15,09   VERIFICA  ║ 
║ 4     17   0,38    1    1,87   16,66   12,52  111,80    1    0,89   13,36   1,18  14,79   VERIFICA  ║ 
║ 4     18   0,38    1    2,02   19,52   11,93  115,48    1    0,89   16,21   1,18  15,62   VERIFICA  ║ 
║ 4     19   0,43    1    2,63   28,42   13,06  141,35    1    1,01   24,67   1,18  17,13   VERIFICA  ║ 
║ 4     20   0,30    1    0,84   21,40    4,33  110,91    1    0,71   18,75   1,18  17,56   VERIFICA  ║ 
║ 4     21   0,30    1    0,84   21,20    4,36  110,76    1    0,71   18,55   1,18  17,50   VERIFICA  ║ 
║ 4     22   0,38    1    1,04   34,62    4,42  146,56    1    0,89   31,31   1,18  19,45   VERIFICA  ║ 
║ 4     23   0,38    1    1,99   18,77   12,11  114,38    1    0,89   15,47   1,18  15,41   VERIFICA  ║ 
║ 4     24   0,38    1    1,92   17,24   12,46  112,15    1    0,89   13,94   1,18  14,96   VERIFICA  ║ 
║ 4     25   0,38    1    1,86   16,56   12,55  111,57    1    0,89   13,25   1,18  14,76   VERIFICA  ║ 
║ 4     26   0,38    1    1,98   18,22   12,29  113,24    1    0,89   14,91   1,18  15,25   VERIFICA  ║ 
║ 4     27   0,38    1    1,86   22,37   10,30  124,11    1    0,89   19,06   1,18  16,41   VERIFICA  ║ 
║ 4     28   0,38    1    1,41    3,33    1,22    3,33    1    0,89    0,02   1,18  10,01   NOVERIF   ║ 
║ 4     29   0,38    1    1,62   14,80   12,35  112,85    1    0,89   11,49   1,18  14,22   VERIFICA  ║ 
║ 4     30   0,38    1    1,65   15,58   12,10  114,41    1    0,89   12,27   1,18  14,46   VERIFICA  ║ 
║ 4     31   0,38    1    1,42    3,35    1,23    3,35    1    0,89    0,04   1,18  10,02   NOVERIF   ║ 
║ 4     32   0,38    1    1,81   21,12   10,55  122,88    1    0,89   17,81   1,18  16,07   VERIFICA  ║ 
║ 4     33   0,38    1    1,98   18,39   12,23  113,64    1    0,89   15,08   1,18  15,30   VERIFICA  ║ 
║ 4     34   0,38    1    1,90   17,04   12,50  111,87    1    0,89   13,74   1,18  14,90   VERIFICA  ║ 
║ 4     35   0,38    1    1,76   15,92   12,41  112,49    1    0,89   12,61   1,18  14,56   VERIFICA  ║ 
║ 4     36   0,38    1    1,93   18,44   12,03  114,84    1    0,89   15,13   1,18  15,31   VERIFICA  ║ 
║ 4     37   0,38    1    1,73   15,85   12,34  112,95    1    0,89   12,54   1,18  14,54   VERIFICA  ║ 
║ 4     38   0,38    1    1,04    9,76   12,18  113,92    1    0,89    6,45   1,18  12,54   VERIFICA  ║ 
║ 4     39   0,38    1    1,04    8,52   13,14  107,32    1    0,89    5,21   1,18  12,10   VERIFICA  ║ 
║ 4     40   0,38    1    1,77   17,33   11,85  115,95    1    0,89   14,03   1,18  14,99   VERIFICA  ║ 
║ 4     41   0,38    1    1,84   17,45   12,08  114,53    1    0,89   14,14   1,18  15,02   VERIFICA  ║ 
║ 4     42   0,38    1    1,92   18,13   12,13  114,27    1    0,89   14,82   1,18  15,22   VERIFICA  ║ 
║ 4     43   0,38    1    1,52    9,71   14,53   92,97    1    0,89    6,40   1,18  12,52   VERIFICA  ║ 
║ 4     44   0,38    1    1,44    4,11    3,64   10,38    1    0,89    0,81   1,18  10,35   VERIFICA  ║ 
║ 4     45   0,38    1    1,49    8,82   14,80   87,45    1    0,89    5,51   1,18  12,21   VERIFICA  ║ 
║ 4     46   0,38    1    1,45    8,75   14,73   89,14    1    0,89    5,44   1,18  12,18   VERIFICA  ║ 
║ 4     47   0,38    1    1,46    9,18   14,61   91,59    1    0,89    5,87   1,18  12,34   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 4     48   0,38    1    1,48    9,94   14,30   96,16    1    0,89    6,63   1,18  12,61   VERIFICA  ║ 
║ 4     49   0,38    1    1,44    8,57   14,78   87,88    1    0,89    5,26   1,18  12,12   VERIFICA  ║ 
║ 4     50   0,38    1    1,04    6,67   14,53   92,86    1    0,89    3,36   1,18  11,40   VERIFICA  ║ 
║ 4     51   0,38    1    1,04    6,85   14,42   94,60    1    0,89    3,54   1,18  11,47   VERIFICA  ║ 
║ 4     52   0,38    1    2,40   21,36   12,53  111,67    1    0,89   18,06   1,18  16,14   VERIFICA  ║ 
║ 4     53   0,38    1    2,50   22,75   12,39  112,64    1    0,89   19,45   1,18  16,52   VERIFICA  ║ 
║ 4     54   0,38    1    1,42    2,12    0,78    2,12    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4     55   0,38    1    1,66   14,57   12,65  110,86    1    0,89   11,26   1,18  14,14   VERIFICA  ║ 
║ 4     56   0,38    1    1,36    2,18    0,81    2,18    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4     57   0,43    1    1,59    2,96    1,24    2,96    1    1,01    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4     58   0,38    1    1,63    8,33   14,91   76,01    1    0,89    5,03   1,18  12,03   VERIFICA  ║ 
║ 4     59   0,38    1    1,87   20,93   10,85  121,40    1    0,89   17,62   1,18  16,02   VERIFICA  ║ 
║ 4     60   0,38    1    1,63    8,65   14,94   79,15    1    0,89    5,34   1,18  12,14   VERIFICA  ║ 
║ 4     61   0,38    1    1,58   12,42   13,39  105,35    1    0,89    9,11   1,18  13,45   VERIFICA  ║ 
║ 4     62   0,38    1    2,02   17,62   12,69  110,64    1    0,89   14,31   1,18  15,07   VERIFICA  ║ 
║ 4     63   0,38    1    2,02   17,28   12,83  109,66    1    0,89   13,97   1,18  14,97   VERIFICA  ║ 
║ 4     64   0,38    1    1,57   11,84   13,65  103,13    1    0,89    8,53   1,18  13,26   VERIFICA  ║ 
║ 4     65   0,38    1    1,74   14,52   13,00  108,41    1    0,89   11,21   1,18  14,13   VERIFICA  ║ 
║ 4     66   0,38    1    1,82   17,21   12,12  114,33    1    0,89   13,91   1,18  14,95   VERIFICA  ║ 
║ 4     67   0,38    1    1,87   18,54   11,76  116,49    1    0,89   15,23   1,18  15,34   VERIFICA  ║ 
║ 4     68   0,38    2    1,18    0,02    0,01    0,02    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4     69   0,38    1    1,69   15,22   12,47  112,08    1    0,89   11,91   1,18  14,35   VERIFICA  ║ 
║ 4     70   0,38    1    1,73   15,64   12,44  112,31    1    0,89   12,34   1,18  14,48   VERIFICA  ║ 
║ 4     71   0,38    1    1,76   16,27   12,25  113,49    1    0,89   12,96   1,18  14,67   VERIFICA  ║ 
║ 4     72   0,38    1    1,04   10,56   11,60  117,36    1    0,89    7,25   1,18  12,82   VERIFICA  ║ 
║ 4     73   0,38    1    1,69   14,90   12,60  111,21    1    0,89   11,59   1,18  14,25   VERIFICA  ║ 
║ 4     74   0,38    1    1,76   16,16   12,32  113,07    1    0,89   12,86   1,18  14,64   VERIFICA  ║ 
║ 4     75   0,38    1    1,78   16,81   12,10  114,43    1    0,89   13,50   1,18  14,83   VERIFICA  ║ 
║ 4     76   0,38    1    1,71   14,82   12,75  110,22    1    0,89   11,51   1,18  14,22   VERIFICA  ║ 
║ 4     77   0,38    1    1,70   15,51   12,36  112,81    1    0,89   12,21   1,18  14,44   VERIFICA  ║ 
║ 4     78   0,38    1    1,67   13,29   13,30  106,06    1    0,89    9,99   1,18  13,74   VERIFICA  ║ 
║ 4     79   0,38    1    1,33    8,75   14,39   94,97    1    0,89    5,44   1,18  12,18   VERIFICA  ║ 
║ 4     80   0,38    1    1,04   26,71    5,58  142,77    1    0,89   23,40   1,18  17,55   VERIFICA  ║ 
║ 4     81   0,38    1    1,93   23,43   10,23  124,43    1    0,89   20,12   1,18  16,70   VERIFICA  ║ 
║ 4     82   0,38    1    1,80   18,82   11,36  118,73    1    0,89   15,51   1,18  15,42   VERIFICA  ║ 
║ 4     83   0,38    1    1,78   17,33   11,91  115,59    1    0,89   14,02   1,18  14,99   VERIFICA  ║ 
║ 4     84   0,38    1    1,04    3,57   10,25   35,02    2    0,89    0,26   1,18  10,11   VERIFICA  ║ 
║ 4     85   0,38    1    1,04    3,85   11,97   44,14    1    0,89    0,54   1,18  10,24   VERIFICA  ║ 
║ 4     86   0,38    1    1,04    5,29   14,90   75,46    1    0,89    1,98   1,18  10,84   VERIFICA  ║ 
║ 4     87   0,38    1    1,44    8,11   14,90   83,97    1    0,89    4,80   1,18  11,95   VERIFICA  ║ 
║ 4     88   0,38    1    1,60   13,30   13,04  108,14    1    0,89    9,99   1,18  13,74   VERIFICA  ║ 
║ 4     89   0,38    1    1,51    9,52   14,58   92,00    1    0,89    6,22   1,18  12,46   VERIFICA  ║ 
║ 4     90   0,38    1    1,69   15,11   12,50  111,92    1    0,89   11,80   1,18  14,32   VERIFICA  ║ 
║ 4     91   0,38    1    1,65   14,05   12,86  109,43    1    0,89   10,74   1,18  13,98   VERIFICA  ║ 
║ 4     92   0,38    1    1,59   11,74   13,78  101,90    1    0,89    8,43   1,18  13,23   VERIFICA  ║ 
║ 4     93   0,38    1    1,49   10,07   14,28   96,48    1    0,89    6,77   1,18  12,66   VERIFICA  ║ 
║ 4     94   0,38    1    1,67   15,48   12,24  113,57    1    0,89   12,17   1,18  14,43   VERIFICA  ║ 
║ 4     95   0,38    1    1,04    7,69   13,80  101,69    1    0,89    4,38   1,18  11,79   VERIFICA  ║ 
║ 4     96   0,38    1    1,04    6,85   14,42   94,57    1    0,89    3,54   1,18  11,47   VERIFICA  ║ 
║ 4     97   0,38    1    1,50   10,30   14,19   97,57    1    0,89    7,00   1,18  12,74   VERIFICA  ║ 
║ 4     98   0,38    1    1,67   15,35   12,30  113,18    1    0,89   12,04   1,18  14,39   VERIFICA  ║ 
║ 4     99   0,38    1    1,04    3,30    7,84   24,77    1    0,89    0,00   1,18  10,00   VERIFICA  ║ 
║ 4    100   0,38    1    1,04    4,09   13,00   50,97    1    0,89    0,78   1,18  10,34   VERIFICA  ║ 
║ 4    101   0,38    1    1,04    5,40   14,93   77,26    1    0,89    2,09   1,18  10,89   VERIFICA  ║ 
║ 4    102   0,38    1    1,42    7,50   14,94   78,67    1    0,89    4,19   1,18  11,72   VERIFICA  ║ 
║ 4    103   0,38    1    1,66   15,07   12,40  112,58    1    0,89   11,76   1,18  14,30   VERIFICA  ║ 
║ 4    104   0,38    1    1,58   12,15   13,55  103,97    1    0,89    8,84   1,18  13,36   VERIFICA  ║ 
║ 4    105   0,38    1    1,93   25,67    9,57  127,47    1    0,89   22,37   1,18  17,29   VERIFICA  ║ 
║ 4    106   0,38    1    2,01   27,26    9,45  128,01    1    0,89   23,95   1,18  17,69   VERIFICA  ║ 
║ 4    107   0,38    1    1,72   15,68   12,39  112,62    1    0,89   12,37   1,18  14,49   VERIFICA  ║ 
║ 4    108   0,38    1    1,69   14,07   13,00  108,40    1    0,89   10,76   1,18  13,99   VERIFICA  ║ 
║ 4    109   0,38    1    1,30    7,69   14,79   87,83    1    0,89    4,39   1,18  11,79   VERIFICA  ║ 
║ 4    110   0,38    1    1,04   26,48    5,62  142,62    1    0,89   23,17   1,18  17,49   VERIFICA  ║ 
║ 4    111   0,38    1    1,72   16,10   12,18  113,94    1    0,89   12,79   1,18  14,62   VERIFICA  ║ 
║ 4    112   0,38    1    1,73   16,15   12,20  113,81    1    0,89   12,84   1,18  14,63   VERIFICA  ║ 
║ 4    113   0,38    1    1,86   19,56   11,31  119,00    1    0,89   16,25   1,18  15,64   VERIFICA  ║ 
║ 4    114   0,38    1    1,71   15,75   12,29  113,27    1    0,89   12,44   1,18  14,51   VERIFICA  ║ 
║ 4    115   0,38    1    1,73   16,02   12,27  113,39    1    0,89   12,71   1,18  14,60   VERIFICA  ║ 
║ 4    116   0,38    1    1,73   15,36   12,54  111,63    1    0,89   12,05   1,18  14,39   VERIFICA  ║ 
║ 4    117   0,38    1    1,76   16,39   12,21  113,73    1    0,89   13,08   1,18  14,71   VERIFICA  ║ 
║ 4    118   0,38    1    1,04   10,45   11,68  116,92    1    0,89    7,14   1,18  12,79   VERIFICA  ║ 
║ 4    119   0,38    1    1,73   15,38   12,55  111,59    1    0,89   12,07   1,18  14,40   VERIFICA  ║ 
║ 4    120   0,38    1    1,76   16,13   12,34  112,97    1    0,89   12,82   1,18  14,63   VERIFICA  ║ 
║ 4    121   0,38    1    1,78   17,01   12,03  114,86    1    0,89   13,70   1,18  14,89   VERIFICA  ║ 
║ 4    122   0,38    1    1,71   14,68   12,80  109,84    1    0,89   11,37   1,18  14,18   VERIFICA  ║ 
║ 4    123   0,38    2    1,21    1,58    0,59    1,58    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4    124   0,38    1    1,52    4,29    3,22    9,10    1    0,89    0,98   1,18  10,43   VERIFICA  ║ 
║ 4    125   0,38    1    1,45    2,34    0,86    2,34    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4    126   0,38    1    1,67    9,44   14,89   84,15    1    0,89    6,13   1,18  12,43   VERIFICA  ║ 
║ 4    127   0,38    1    1,60   14,11   12,61  111,13    1    0,89   10,80   1,18  14,00   VERIFICA  ║ 
║ 4    128   0,38    1    1,74   13,25   13,60  103,58    1    0,89    9,94   1,18  13,73   VERIFICA  ║ 
║ 4    129   0,38    1    1,87   15,92   12,84  109,56    1    0,89   12,61   1,18  14,56   VERIFICA  ║ 
║ 4    130   0,38    1    1,57   12,85   13,13  107,47    1    0,89    9,55   1,18  13,60   VERIFICA  ║ 
║ 4    131   0,38    1    1,63    7,29   14,39   64,32    1    0,89    3,98   1,18  11,64   VERIFICA  ║ 
║ 4    132   0,38    1    1,50    2,43    0,90    2,43    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4    133   0,38    1    1,58    5,27    9,59   32,00    1    0,89    1,96   1,18  10,84   VERIFICA  ║ 
║ 4    134   0,38    1    1,23    1,86    0,69    1,86    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 4    135   0,38    1    1,32    1,35    0,50    1,35    1    0,89    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 5      1   0,30    1    0,84    2,65    0,78    2,65    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5      2   0,30    1    0,84    2,65    0,78    2,65    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5      3   0,30    1    0,84    4,08    8,30   40,56    1    0,71    1,44   1,18  10,77   VERIFICA  ║ 
║ 5      4   0,30    1    0,86    4,04    7,91   37,23    1    0,71    1,39   1,18  10,75   VERIFICA  ║ 
║ 5      5   0,30    1    0,84    0,00    0,00    0,00    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5      6   0,30    1    0,84    0,00    0,00    0,00    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5      7   0,30    1    0,84    4,19    8,52   42,75    1    0,71    1,54   1,18  10,82   VERIFICA  ║ 
║ 5      8   0,30    1    0,84    3,50    6,24   26,17    1    0,71    0,86   1,18  10,46   VERIFICA  ║ 
║ 5      9   0,30    1    0,84    7,06    9,13   77,27    1    0,71    4,42   1,18  12,21   VERIFICA  ║ 
║ 5     10   0,30    1    0,84    4,22    8,59   43,43    1    0,71    1,58   1,18  10,84   VERIFICA  ║ 
║ 5     11   0,30    1    0,84    7,71    8,82   81,50    1    0,71    5,07   1,18  12,50   VERIFICA  ║ 
║ 5     12   0,30    1    0,84    7,59    8,88   80,76    1    0,71    4,95   1,18  12,45   VERIFICA  ║ 
║ 5     13   0,30    1    0,84    7,20    9,07   78,19    1    0,71    4,55   1,18  12,27   VERIFICA  ║ 
║ 5     14   0,30    1    0,84    8,42    8,46   85,35    1    0,71    5,77   1,18  12,81   VERIFICA  ║ 
║ 5     15   0,30    1    0,84    3,90    7,83   36,59    1    0,71    1,26   1,18  10,68   VERIFICA  ║ 
║ 5     16   0,30    1    0,84    8,17    8,59   84,04    1    0,71    5,52   1,18  12,70   VERIFICA  ║ 
║ 5     17   0,30    1    1,16    8,31    9,51   68,28    1    0,71    5,66   1,18  12,76   VERIFICA  ║ 
║ 5     18   0,30    1    1,29   10,32    9,29   74,43    1    0,71    7,67   1,18  13,61   VERIFICA  ║ 
║ 5     19   0,30    1    0,84    8,90    8,22   87,63    1    0,71    6,25   1,18  13,02   VERIFICA  ║ 
║ 5     20   0,30    1    0,84    9,39    7,98   89,70    1    0,71    6,74   1,18  13,23   VERIFICA  ║ 
║ 5     21   0,30    1    0,84    9,33    8,01   89,48    1    0,71    6,69   1,18  13,20   VERIFICA  ║ 
║ 5     22   0,38    1    1,04   12,00   10,65  122,42    1    0,89    8,70   1,18  13,32   VERIFICA  ║ 
║ 5     23   0,30    1    1,26    9,94    9,33   73,65    1    0,71    7,30   1,18  13,46   VERIFICA  ║ 
║ 5     24   0,30    1    1,23    8,99    9,49   69,14    1    0,71    6,34   1,18  13,06   VERIFICA  ║ 
║ 5     25   0,30    1    1,16    8,27    9,52   68,04    1    0,71    5,63   1,18  12,75   VERIFICA  ║ 
║ 5     26   0,30    1    1,29    9,80    9,41   71,70    1    0,71    7,15   1,18  13,40   VERIFICA  ║ 
║ 5     27   0,30    1    0,84    8,18    8,58   84,14    1    0,71    5,54   1,18  12,71   VERIFICA  ║ 
║ 5     28   0,30    1    0,84    2,44    0,72    2,44    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     29   0,30    1    0,84    5,04    9,46   57,10    1    0,71    2,39   1,18  11,25   VERIFICA  ║ 
║ 5     30   0,30    1    0,84    5,41    9,55   61,91    1    0,71    2,76   1,18  11,43   VERIFICA  ║ 
║ 5     31   0,30    1    0,84    2,48    0,73    2,48    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     32   0,30    1    0,84    7,62    8,87   80,94    1    0,71    4,98   1,18  12,46   VERIFICA  ║ 
║ 5     33   0,30    1    1,28    9,82    9,39   72,27    1    0,71    7,17   1,18  13,41   VERIFICA  ║ 
║ 5     34   0,30    1    1,22    8,84    9,50   68,79    1    0,71    6,19   1,18  12,99   VERIFICA  ║ 
║ 5     35   0,30    1    0,84    6,85    9,23   75,71    1    0,71    4,21   1,18  12,11   VERIFICA  ║ 
║ 5     36   0,30    1    0,84    9,20    8,07   88,91    1    0,71    6,55   1,18  13,14   VERIFICA  ║ 
║ 5     37   0,30    1    0,84    6,52    9,36   73,08    1    0,71    3,88   1,18  11,96   VERIFICA  ║ 
║ 5     38   0,30    1    0,84    7,77    8,79   81,81    1    0,71    5,12   1,18  12,53   VERIFICA  ║ 
║ 5     39   0,30    1    0,84    8,30    8,53   84,72    1    0,71    5,65   1,18  12,76   VERIFICA  ║ 
║ 5     40   0,30    1    0,84    7,06    9,14   77,20    1    0,71    4,41   1,18  12,21   VERIFICA  ║ 
║ 5     41   0,30    1    0,84    7,98    8,69   83,05    1    0,71    5,34   1,18  12,62   VERIFICA  ║ 
║ 5     42   0,30    1    0,84    9,09    8,13   88,46    1    0,71    6,44   1,18  13,10   VERIFICA  ║ 
║ 5     43   0,30    1    0,84    3,66    6,95   30,46    1    0,71    1,01   1,18  10,55   VERIFICA  ║ 
║ 5     44   0,30    1    0,84    2,67    0,78    2,67    1    0,71    0,03   1,18  10,01   NOVERIF   ║ 
║ 5     45   0,30    1    0,84    3,34    5,33   21,36    1    0,71    0,70   1,18  10,38   VERIFICA  ║ 
║ 5     46   0,30    1    0,84    2,72    0,80    2,72    1    0,71    0,07   1,18  10,04   NOVERIF   ║ 
║ 5     47   0,30    1    0,84    2,95    2,07    7,33    2    0,71    0,27   1,18  10,15   VERIFICA  ║ 
║ 5     48   0,30    1    0,84    3,15    3,93   14,80    1    0,71    0,50   1,18  10,28   VERIFICA  ║ 
║ 5     49   0,30    2    0,84    0,00    0,00    0,00    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     50   0,30    1    0,84    2,66    0,78    2,66    1    0,71    0,01   1,18  10,01   NOVERIF   ║ 
║ 5     51   0,30    1    0,84    4,39    8,88   46,73    1    0,71    1,75   1,18  10,93   VERIFICA  ║ 
║ 5     52   0,30    1    0,84    4,39    8,88   46,74    1    0,71    1,75   1,18  10,93   VERIFICA  ║ 
║ 5     53   0,30    1    0,84   15,41    5,66  104,47    1    0,71   12,77   1,18  15,55   VERIFICA  ║ 
║ 5     54   0,30    1    0,84   16,80    5,29  106,38    1    0,71   14,15   1,18  16,04   VERIFICA  ║ 
║ 5     55   0,30    1    0,84    2,54    0,75    2,54    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     56   0,30    1    0,84    5,61    9,56   64,21    1    0,71    2,96   1,18  11,53   VERIFICA  ║ 
║ 5     57   0,30    1    0,84    2,11    0,62    2,11    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     58   0,30    1    0,84    1,63    0,48    1,63    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     59   0,30    1    0,84    5,23    9,52   59,71    1    0,71    2,59   1,18  11,35   VERIFICA  ║ 
║ 5     60   0,30    1    0,84    8,38    8,49   85,14    1    0,71    5,73   1,18  12,79   VERIFICA  ║ 
║ 5     61   0,30    1    0,84    5,21    9,52   59,38    1    0,71    2,56   1,18  11,34   VERIFICA  ║ 
║ 5     62   0,30    1    0,84    4,48    9,00   48,33    1    0,71    1,84   1,18  10,97   VERIFICA  ║ 
║ 5     63   0,30    1    1,49   10,37    9,55   66,30    1    0,71    7,73   1,18  13,63   VERIFICA  ║ 
║ 5     64   0,30    1    1,51   10,38    9,56   65,52    1    0,71    7,74   1,18  13,64   VERIFICA  ║ 
║ 5     65   0,30    1    0,84    4,33    8,78   45,54    1    0,71    1,68   1,18  10,90   VERIFICA  ║ 
║ 5     66   0,30    1    0,84    6,65    9,31   74,16    1    0,71    4,01   1,18  12,02   VERIFICA  ║ 
║ 5     67   0,30    1    0,84    7,76    8,80   81,78    1    0,71    5,12   1,18  12,52   VERIFICA  ║ 
║ 5     68   0,30    1    0,84    8,38    8,48   85,16    1    0,71    5,74   1,18  12,80   VERIFICA  ║ 
║ 5     69   0,30    1    0,84    0,93    0,28    0,93    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     70   0,30    1    0,84    6,02    9,51   68,55    1    0,71    3,37   1,18  11,73   VERIFICA  ║ 
║ 5     71   0,30    1    0,84    6,54    9,35   73,22    1    0,71    3,89   1,18  11,97   VERIFICA  ║ 
║ 5     72   0,30    1    0,84    6,86    9,22   75,76    1    0,71    4,21   1,18  12,12   VERIFICA  ║ 
║ 5     73   0,30    1    0,84    6,08    9,49   69,11    1    0,71    3,43   1,18  11,75   VERIFICA  ║ 
║ 5     74   0,30    1    0,84    5,95    9,52   67,82    1    0,71    3,30   1,18  11,69   VERIFICA  ║ 
║ 5     75   0,30    1    0,84    6,92    9,20   76,18    1    0,71    4,27   1,18  12,14   VERIFICA  ║ 
║ 5     76   0,30    1    0,84    7,14    9,10   77,82    1    0,71    4,50   1,18  12,25   VERIFICA  ║ 
║ 5     77   0,30    1    0,84    6,29    9,44   71,09    1    0,71    3,64   1,18  11,85   VERIFICA  ║ 
║ 5     78   0,30    1    0,84    6,10    9,49   69,34    1    0,71    3,46   1,18  11,76   VERIFICA  ║ 
║ 5     79   0,30    1    0,84    5,67    9,56   64,95    1    0,71    3,03   1,18  11,56   VERIFICA  ║ 
║ 5     80   0,30    1    0,84    1,88    0,56    1,88    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     81   0,30    1    0,84   21,28    4,35  110,82    1    0,71   18,64   1,18  17,52   VERIFICA  ║ 
║ 5     82   0,30    1    0,84    9,12    8,11   88,58    1    0,71    6,47   1,18  13,11   VERIFICA  ║ 
║ 5     83   0,30    1    0,84    7,43    8,96   79,77    1    0,71    4,79   1,18  12,38   VERIFICA  ║ 
║ 5     84   0,30    1    0,84    7,24    9,05   78,45    1    0,71    4,59   1,18  12,29   VERIFICA  ║ 
║ 5     85   0,30    2    0,84    0,00    0,00    0,00    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     86   0,30    1    0,84    4,73    9,27   52,52    1    0,71    2,09   1,18  11,10   VERIFICA  ║ 
║ 5     87   0,30    1    0,84    2,63    0,77    2,63    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     88   0,30    1    0,84    4,81    9,33   53,78    1    0,71    2,17   1,18  11,14   VERIFICA  ║ 
║ 5     89   0,30    1    0,84    3,57    6,56   28,02    1    0,71    0,92   1,18  10,50   VERIFICA  ║ 
║ 5     90   0,30    1    0,84    5,93    9,53   67,69    1    0,71    3,29   1,18  11,68   VERIFICA  ║ 
║ 5     91   0,30    1    0,84    5,45    9,56   62,35    1    0,71    2,80   1,18  11,45   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Ospedale Pascale - Pal. Scientifica     Verifica sismica stato dei luoghi 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
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╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 5     92   0,30    1    0,84    4,60    9,14   50,40    1    0,71    1,96   1,18  11,03   VERIFICA  ║ 
║ 5     93   0,30    1    0,84    3,32    5,16   20,49    1    0,71    0,67   1,18  10,37   VERIFICA  ║ 
║ 5     94   0,30    1    0,84    5,68    9,56   65,06    1    0,71    3,04   1,18  11,57   VERIFICA  ║ 
║ 5     95   0,30    1    0,84    3,42    5,78   23,66    1    0,71    0,77   1,18  10,42   VERIFICA  ║ 
║ 5     96   0,30    1    0,84    5,68    9,56   65,04    1    0,71    3,04   1,18  11,56   VERIFICA  ║ 
║ 5     97   0,30    2    0,84    0,00    0,00    0,00    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5     98   0,30    1    0,84    4,66    9,20   51,34    1    0,71    2,01   1,18  11,06   VERIFICA  ║ 
║ 5     99   0,30    1    0,84    2,54    0,75    2,54    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5    100   0,30    1    0,84    5,56    9,56   63,71    1    0,71    2,92   1,18  11,51   VERIFICA  ║ 
║ 5    101   0,30    1    0,84    4,55    9,08   49,47    1    0,71    1,90   1,18  11,01   VERIFICA  ║ 
║ 5    102   0,30    1    0,84    9,13    8,10   88,65    1    0,71    6,49   1,18  13,12   VERIFICA  ║ 
║ 5    103   0,30    1    0,84   10,26    7,56   92,90    1    0,71    7,61   1,18  13,59   VERIFICA  ║ 
║ 5    104   0,30    1    0,84    6,43    9,39   72,30    1    0,71    3,78   1,18  11,92   VERIFICA  ║ 
║ 5    105   0,30    1    0,84    5,94    9,52   67,75    1    0,71    3,29   1,18  11,69   VERIFICA  ║ 
║ 5    106   0,30    1    0,84    1,68    0,50    1,68    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5    107   0,30    1    0,84   21,40    4,33  110,92    1    0,71   18,75   1,18  17,56   VERIFICA  ║ 
║ 5    108   0,30    1    0,84    6,38    9,41   71,85    1    0,71    3,73   1,18  11,89   VERIFICA  ║ 
║ 5    109   0,30    1    0,84    6,52    9,36   73,08    1    0,71    3,87   1,18  11,96   VERIFICA  ║ 
║ 5    110   0,30    1    0,84    8,22    8,57   84,31    1    0,71    5,57   1,18  12,72   VERIFICA  ║ 
║ 5    111   0,30    1    0,84    6,22    9,46   70,42    1    0,71    3,57   1,18  11,82   VERIFICA  ║ 
║ 5    112   0,30    1    0,84    6,55    9,35   73,32    1    0,71    3,90   1,18  11,97   VERIFICA  ║ 
║ 5    113   0,30    1    0,84    6,45    9,38   72,46    1    0,71    3,80   1,18  11,93   VERIFICA  ║ 
║ 5    114   0,30    1    0,84    6,90    9,20   76,08    1    0,71    4,26   1,18  12,14   VERIFICA  ║ 
║ 5    115   0,30    1    0,84    5,85    9,54   66,83    1    0,71    3,20   1,18  11,64   VERIFICA  ║ 
║ 5    116   0,30    1    0,84    6,49    9,37   72,86    1    0,71    3,85   1,18  11,95   VERIFICA  ║ 
║ 5    117   0,30    1    0,84    6,93    9,19   76,26    1    0,71    4,28   1,18  12,15   VERIFICA  ║ 
║ 5    118   0,30    1    0,84    7,20    9,07   78,18    1    0,71    4,55   1,18  12,27   VERIFICA  ║ 
║ 5    119   0,30    1    0,84    6,25    9,45   70,68    1    0,71    3,60   1,18  11,83   VERIFICA  ║ 
║ 5    120   0,30    1    0,84    1,14    0,34    1,14    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5    121   0,30    1    0,84    3,65    6,94   30,35    1    0,71    1,01   1,18  10,54   VERIFICA  ║ 
║ 5    122   0,30    1    0,84    2,76    0,81    2,76    1    0,71    0,12   1,18  10,07   NOVERIF   ║ 
║ 5    123   0,30    1    0,84    5,71    9,56   65,35    1    0,71    3,06   1,18  11,58   VERIFICA  ║ 
║ 5    124   0,30    1    0,84    4,79    9,31   53,45    1    0,71    2,15   1,18  11,13   VERIFICA  ║ 
║ 5    125   0,30    1    1,07    6,63    9,51   58,83    1    0,71    3,98   1,18  12,01   VERIFICA  ║ 
║ 5    126   0,30    1    1,10    8,31    9,42   71,40    1    0,71    5,67   1,18  12,77   VERIFICA  ║ 
║ 5    127   0,30    1    0,84    4,37    8,85   46,30    1    0,71    1,72   1,18  10,92   VERIFICA  ║ 
║ 5    128   0,30    1    0,84    5,18    9,51   58,98    1    0,71    2,53   1,18  11,32   VERIFICA  ║ 
║ 5    129   0,30    1    0,84    3,50    6,20   25,96    1    0,71    0,85   1,18  10,46   VERIFICA  ║ 
║ 5    130   0,30    1    0,84    4,48    9,00   48,26    1    0,71    1,83   1,18  10,97   VERIFICA  ║ 
║ 5    131   0,30    1    0,84    1,23    0,37    1,23    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 5    132   0,30    1    0,84    1,83    0,54    1,83    1    0,71    0,00   1,18  10,00   NOVERIF   ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 

 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 VERIF. SISMA ORTOGON. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                    VERIFICA A  SISMA ORTOGONONALE                                   ║ 
╠═════╦═════╦══════╦════╦═══════╦═══════╦═══════╦═══════╦════╦═══════╦═══════╦══════╦══════╦══════════╣ 
║Piano║Muro ║Q oriz║Comb║   M   ║   N   ║ M ult ║ N ult ║Comb║   T   ║ N tes ║   τ  ║ τmax ║STRINGA DI║ 
║ n.ro║N.ro ║(t/m²)║fles║ (tm/m)║ (t/m) ║ (tm/m)║ (t/m) ║tagl║ (t/m) ║ (t/m) ║(t/m²)║(t/m²)║CONTROLLO ║ 
╠═════╩═════╩══════╩════╩═══════╩═══════╩═══════╩═══════╩════╩═══════╩═══════╩══════╩══════╩══════════╣ 
║ 6      1   0,20    1    0,22    2,09    4,24   40,47    1    0,30    0,96   0,74  10,77   VERIFICA  ║ 
║ 6      2   0,20    1    0,22    3,40    3,71   57,59    1    0,30    2,27   0,74  11,74   VERIFICA  ║ 
║ 6      3   0,20    1    0,22    0,45    0,09    0,45    1    0,30    0,00   0,74  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 6      4   0,20    1    0,22    4,01    3,38   61,76    1    0,30    2,88   0,74  12,16   VERIFICA  ║ 
║ 6      5   0,20    1    0,22    3,11    3,88   55,06    1    0,30    1,98   0,74  11,53   VERIFICA  ║ 
║ 6      6   0,20    1    0,22    2,85    4,02   52,34    1    0,30    1,72   0,74  11,34   VERIFICA  ║ 
║ 6      7   0,20    1    0,22    2,09    4,24   40,36    1    0,30    0,95   0,74  10,77   VERIFICA  ║ 
║ 6      8   0,20    1    0,22    3,38    3,72   57,46    1    0,30    2,25   0,74  11,73   VERIFICA  ║ 
║ 6      9   0,20    1    0,22    3,28    3,79   56,54    1    0,30    2,14   0,74  11,65   VERIFICA  ║ 
║ 6     10   0,20    1    0,22    2,72    4,09   50,77    1    0,30    1,59   0,74  11,25   VERIFICA  ║ 
║ 6     11   0,20    1    0,22    0,44    0,09    0,44    1    0,30    0,00   0,74  10,00   NOVERIF   ║ 
║ 6     12   0,20    1    0,22    1,62    3,72   27,54    1    0,30    0,49   0,74  10,40   VERIFICA  ║ 
║ 6     13   0,20    1    0,22    2,48    4,19   47,46    1    0,30    1,35   0,74  11,07   VERIFICA  ║ 
║ 6     14   0,20    1    0,22    5,45    2,73   67,90    1    0,30    4,32   0,74  13,11   VERIFICA  ║ 
║ 6     15   0,20    1    0,22    5,66    2,65   68,54    1    0,30    4,53   0,74  13,25   VERIFICA  ║ 
║ 6     16   0,20    1    0,22   15,30    1,13   78,91    1    0,30   14,16   0,74  18,33   VERIFICA  ║ 
║ 6     17   0,20    1    0,22    1,23    1,61    9,00    1    0,30    0,09   0,74  10,08   VERIFICA  ║ 
║ 6     18   0,20    1    0,22    1,49    3,31   22,50    1    0,30    0,36   0,74  10,29   VERIFICA  ║ 
║ 6     19   0,20    1    0,22    3,65    3,57   59,48    1    0,30    2,52   0,74  11,92   VERIFICA  ║ 
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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1 IMPIANTI TERMICI 
 

1.1 PREMESSA 

 

La presente relazione ha per oggetto la realizzazione dell’impianto di condizionamento 

estivo ed invernale e ventilazione della Ripartizione Scientifica e del nuovo complesso 

operatorio. 

1.2 LEGGI E NORME DA OTTEMPERARE. 

 

 Legge 9/1/91 n. 10; 

      Dlgs 192/2005 

UNI/TS 11300/2008                              Normativa tecnica di Riferimento sul Risparmio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Energetico e la Certificazione degli Edifici 

  DGRC N. 7301/2001; 

 D.P.R. 26/8/93 n. 412; 

 Norme UNI: 

 UNI 10344 Calcolo del fabbisogno di energia degli edifici; 

 UNI 10345 Metodo di calcolo della trasmittanza termica dei        

  componenti edilizi; 

 UNI 7979 Classe di permeabilità al vapore dei serramenti  

  esterni; 

 UNI 10349 Dati climatici; 

 UNI 10351 Conduttività dei materiali; 

 UNI 10355 Valore della resistenza termica di muri e solai; 

 UNI 10379 Metodo di calcolo del fabbisogno termico degli  

  edifici; 
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1.3 DOCUMENTI ALLEGATI 

 

La documentazione tecnica allegata comprende i seguenti documenti: 

 Planimetrie dell’impianto; 

 Tabella di calcolo del fabbisogno termico; 

 Calcolo delle trasmittanze; 

 

1.4 DATI DI PROGETTO 

 

Comune: NAPOLI; 

Classe dell’edificio: E 3  

Volume lordo condizionato 20870  mc; 

Superficie disperdente 9860 mq 

Rapporto di forma  S/V 0,47  m
-1 

 

Classe di permeabilità dei serramenti A2 

Zona climatica C 

Gradi -giorno 1030 

Temperatura minima esterna: 20°C ( invernale) 

Temperatura di progetto esterna: 32°C ( estiva) 

Umidità relativa 55% 

Condizioni interne: 

Temperatura 26°C 

Umidità relativa 50% 

 

1.5 FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO: 

 

Muratura esterna in mattoni di tufo di spessore 50 cm, intonacati e tinteggiati su ambo le 

superfici; 

Solai in latero – cemento con travetti prefabbricati e laterizi di alleggerimento, soletta di 

5cm, Serramenti esterni con infissi metallici e vetro  camera. 
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1.6 CRITERI D PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO. 

 

Il progetto dell’impianto da realizzare, è del tipo ad aria primaria e ventilconvettori, con 

unità di trattamento aria, distribuzione in ambiente con canalizzazioni in lamiera, bocchette di 

mandata in alluminio e diffusori circolari a quattro coni regolabili, ad alta induzione con 

serranda di regolazione. 

Le unità di trattamento dell’aria, una per l’alimentazione del circuito aria piano terra – 

primo, l’altra per il circuito piano secondo – terzo ed una terza autonoma per il piano 

seminterrato, saranno poste rispettivamente sulle terrazze di copertura al quarto piano 

dell’edificio e al piano terrazza a livello corrispondente al secondo piano per il seminterrato. 

Esse sono asezioni componibili,  costituite da: 

 sezione presa aria esterna, serranda e filtro, 

 sezione batterie di scambio termico, alimentate da fluido  frigorifero in raffreddamento e 

acqua calda in riscaldamento; 

 sezione deumidificazione con umidificatore a vapore con alimentazione elettrica; 

La ripresa dell’aria ambiente avviene tramite griglie di transito sulle porte e 

canalizzazione lungo gli spazi comuni. 

L’aria di estrazione viene espulsa attraverso un ventilatore di espulsione dopo aver 

attraversa la sezione recuperatore di calore del tipo a pacco con flussi incrociati. 

Il sistema di regolazione prevede il controllo della temperatura e umidità ambiente tramite 

termostati ambiente di tipo estivo- invernale. 

Risultati del calcolo termico. 

Nella tabella allegata del calcolo delle dispersioni, sono riportati i dati caratteristici delle 

apparecchiature termofrigorifere. 

 

Condizioni ambiente: Temperatura di progetto 26°C;  Umidità relativa 50%; 

Punto di rugiada:  Tr = 13°C; 

Salto termico: 26 – 13 = 13°C 

Di seguito sono riportati i risultati dei calcoli termofrigoriferi dell’ edificio. 
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TOTALI ZONE/IMPIANTO 
 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
02 01 Uffici 2279,9 46196 2308 4851 0 21475 157 74673 
02 02 Aule didattiche 1392,6 19599 979 2058 0 43728 328 66036 
02 03 Laboratori 2217,5 40613 2032 4262 0 85626 640 131893 
02 04 Corridoi e servi 2299,1 29785 1487 3123 0 56044 420 90019 
  impianto terra- 8189,0 136193 6806 14294 0 206873 1545 362621 
03 01 Uffici 3176,9 59997 2996 6298 0 29929 218 99002 
03 03 Laboratori 2217,5 40613 2032 4262 0 83428 624 129711 
03 04 Corridoi e servi 2012,4 24874 1241 2609 0 41027 316 69435 
  impianto seco 7406,8 125484 6269 13169 0 154384 1158 298148 

 
 
   15595,8 261677 13075 27463 0 361257 2703 660769 
 

 
 

RIEPILOGO DISPERSIONI 
 
Locale  Volume Imp. Zona Vent. T. Ric. Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
  m³    (°C) (n/h) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
000001 Aula 200,1 02 02 02 20,0 5,00 3909 195 410 0 6284 47 10751 
000002 Disimpegno 205,2 02 04 02 20,0 1,50 2100 105 221 0 1933 14 4345 
000003 Aula 249,7 02 02 02 20,0 5,00 3783 189 397 0 7840 59 12150 
000005 Aula 247,7 02 02 02 20,0 5,00 3067 153 322 0 7778 58 11262 
000006 Direzione 48,7 02 01 02 20,0 1,50 1317 66 138 0 458 3 1976 
000007 WC Uomini 48,7 02 04 02 20,0 10,00 1194 60 125 0 3057 23 4413 
000013 WC Uomini 68,8 02 04 02 20,0 10,00 1669 83 175 0 4322 32 6217 
000018 WC donne 68,8 02 04 02 20,0 10,00 1669 83 175 0 4322 32 6217 
000022 Richiesta libri 269,7 02 01 02 20,0 1,50 4761 238 500 0 2541 19 8021 
000023 Sala lettura 247,7 02 01 02 20,0 1,50 6373 319 669 0 2333 17 9677 
000024 Aula 198,5 02 02 02 20,0 5,00 3780 189 397 0 6233 47 10552 
000025 Aula multimediale 219,6 02 02 02 20,0 5,00 682 34 72 0 6897 52 7633 
000026 Corridoio 116,9 02 04 02 20,0 1,50 2193 110 230 0 1101 8 3626 
000027 sala relax 35,8 02 04 02 20,0 1,50 736 37 77 0 338 3 1185 
000028 Corridoio 109,6 02 04 02 20,0 1,50 478 24 50 0 1032 8 1576 
000029 Segreteria 43,2 02 01 02 20,0 1,50 77 4 8 0 407 3 493 
000030 Disimpegno 74,4 02 04 02 20,0 1,50 1656 83 174 0 701 5 2609 
000031 Disimpegno 70,5 02 04 02 20,0 1,50 641 32 67 0 664 5 1399 
000032 Disimpegno 70,5 02 04 02 20,0 1,50 641 32 67 0 664 5 1399 
000033 Ufficio 72,7 02 01 02 20,0 1,50 1653 83 174 0 684 5 2589 
000034 Ufficio 86,2 02 01 02 20,0 1,50 2031 102 213 0 812 6 3152 
000035 Reception 125,0 02 01 02 20,0 1,50 2146 107 225 0 1177 9 3646 
000037 Ufficio 72,7 02 01 02 20,0 1,50 1653 83 174 0 684 5 2589 
000038 Ufficio 86,2 02 01 02 20,0 1,50 2031 102 213 0 812 6 3152 
000039 WC Uomini 28,5 02 04 02 20,0 10,00 1480 74 155 0 1787 13 3483 
000042 WC Donne 28,5 02 04 02 20,0 10,00 84 4 9 0 1787 13 1871 
000046 Corridoio 131,5 02 04 02 20,0 1,50 201 10 21 0 1238 9 1461 
000047 Disimpegno 70,5 02 04 02 20,0 1,50 641 32 67 0 664 5 1399 
000048 Disimpegno 70,5 02 04 02 20,0 1,50 641 32 67 0 664 5 1399 
000049 Salone attesa 269,7 02 01 02 20,0 1,50 4750 237 499 0 2541 19 8008 
000050 Sala riunioni 247,7 02 01 02 20,0 1,50 6373 319 669 0 2333 17 9677 
000051 Aula 179,2 02 02 02 20,0 5,00 3360 168 353 0 5626 42 9465 
000052 Aula 97,8 02 02 02 20,0 5,00 1018 51 107 0 3070 23 4223 
000053 segreteria 53,9 02 01 02 20,0 1,50 96 5 10 0 508 4 615 
000054 Ufficio dirigente 150,6 02 01 02 20,0 1,50 2573 129 270 0 1419 11 4380 
000055 WC uomini 66,5 02 04 02 20,0 10,00 1723 86 181 0 4178 31 6137 
000059 WC donne 66,5 02 04 02 20,0 10,00 1723 86 181 0 4178 31 6137 
000101 Laboratorio 256,1 02 03 02 20,0 6,00 3783 189 397 0 9649 72 13946 
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000102 Disimpegno 42,3 02 04 02 20,0 1,50 1801 90 189 0 399 3 2476 
000103 Laboratorio 80,2 02 03 02 20,0 6,00 1378 69 145 0 3021 23 4590 
000104 Laboratorio 138,6 02 03 02 20,0 6,00 2439 122 256 0 5221 39 7999 
000105 Disimpegno 52,1 02 04 02 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000106 Laboratorio 94,7 02 03 02 20,0 6,00 1505 75 158 0 3569 27 5280 
000107 Disimpegno 49,5 02 04 02 20,0 1,50 480 24 50 0 466 3 1017 
000108 WC 67,0 02 04 02 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000113 Segreteria 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000114 WC 67,0 02 04 02 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000120 Disimpegno 52,1 02 04 02 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000121 Laboratorio 138,6 02 03 02 20,0 6,00 2382 119 250 0 5221 39 7933 
000122 Laboratorio 92,8 02 03 02 20,0 6,00 2127 106 223 0 3496 26 5926 
000123 Laboratorio 266,7 02 03 02 20,0 6,00 6071 304 638 0 10050 75 16988 
000124 Studio borsisti 45,0 02 01 02 20,0 1,50 729 36 77 0 424 3 1263 
000125 WC Uomini 41,2 02 03 02 20,0 10,00 652 33 69 0 2586 19 3321 
000128 Sala riunioni 124,2 02 01 02 20,0 1,50 5250 262 551 0 1170 9 7224 
000129 Direttore 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000130 WC donne 41,2 02 03 02 20,0 10,00 652 33 69 0 2586 19 3321 
000133 Studio borsisti 2 45,0 02 01 02 20,0 1,50 729 36 77 0 424 3 1263 
000134 Corridoio 228,4 02 04 02 20,0 1,50 378 19 40 0 2151 16 2572 
000136 Laboratorio 94,7 02 03 02 20,0 6,00 1573 79 165 0 3569 27 5359 
000137 disimpegno 49,5 02 04 02 20,0 1,50 480 24 50 0 466 3 1017 
000138 Disimpegno 52,1 02 04 02 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000139 Laboratorio 256,1 02 03 02 20,0 6,00 3676 184 386 0 9649 72 13823 
000140 Laboratorio 80,2 02 03 02 20,0 6,00 1441 72 151 0 3021 23 4662 
000141 Disimpegno 42,3 02 04 02 20,0 1,50 1841 92 193 0 399 3 2522 
000142 Laboratorio 138,6 02 03 02 20,0 6,00 2361 118 248 0 5221 39 7909 
000143 WC uomini 67,0 02 04 02 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
 
 

DATI GENERALI DI PROGETTO 
 
 

 

Dati generali 

Edificio  : Impianto condizionamento Ripartizione Scientifica 

Ubicazione  : Napoli via M. Semmola  

Committente  :   

Progettazione edile  : Ing. Fabio Mastellone  

Impresa edile  :   

Direzione lavori  :   

Progettazione termotecnica :   

Direzione lavori isolamento :   

Installatore  :   

 

 

Caratteristiche geografiche del luogo di edificazione 

 

Località  : NAPOLI 

Altezza s.l.m. (m)  : 17,00 

Località di riferimento  : NAPOLI 
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Dati Caratteristici fisici e geoclimatici della località effettiva 

 

Temperatura b.s. esterna ore 15 (°C) : 32,00 

Temperatura b.u. esterna ore 15 (°C) : 24,62 

Latitudine nord  : 40,85 

Escursione termica giornaliera (°C) : 10,50 

Escursione termica annua (°C) : 30,00 

Velocità del vento (m/s) : 2,30 

Fattore di foschia  : 1,00 

 
 
 
 
 
Condizioni di progetto 
 
Mese calcolo rientrate  : 7 (Luglio) 
 
Dati climatici ambiente esterno 
 
Ora  : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Temp. b.s. (°C) : 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 25,4 26,5 27,8 29,0 
Temp. b.u. (°C) : 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,9 23,1 23,6 24,1 
Umid rel. (%) : 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 80,8 75,3 71,0 67,0 
 
Ora  : 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Temp. b.s. (°C) : 30,3 31,5 32,0 31,5 31,0 30,5 29,5 28,4 27,2 25,9 24,7 23,4 
Temp. b.u. (°C) : 24,4 24,6 24,6 24,6 24,4 24,1 23,9 23,6 23,3 23,0 22,8 22,5 
Umid rel. (%) : 61,9 57,3 55,0 57,3 58,2 59,3 63,1 67,3 72,6 78,5 85,3 92,8 
 
 

 
 

DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 
 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 Aula                   09 121 1400 -19 468 3051 814 4553 1282 5835 0,7803 
000002 Disimpegno       10 338 1800 16 479 1115 82 3269 561 3830 0,8535 
000003 Aula                   15 1440 588 235 583 4005 2052 6268 2635 8903 0,7040 
000005 Aula                   09 840 3221 -23 579 1600 0 5638 579 6217 0,9069 
000006 Direzione           09 153 1537 -5 114 436 82 2121 196 2317 0,9154 
000007 WC Uomini        09 340 1537 -5 114 296 41 2168 155 2323 0,9333 
000013 WC Uomini        09 534 961 -6 161 394 41 1882 202 2084 0,9031 
000018 WC donne         09 534 961 -6 161 394 41 1882 202 2084 0,9031 
000022 Richiesta libri     09 903 4459 -25 630 1862 82 7199 712 7911 0,9100 
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000023 Sala lettura        16 1745 3899 214 579 4040 1640 9899 2219 12118 0,8169 
000024 Aula                   14 633 250 171 464 2622 902 3676 1366 5042 0,7291 
000025 Aula multimedia 14 474 0 190 513 3484 984 4148 1497 5645 0,7348 
000026 Corridoio            17 833 3094 92 273 0 0 4019 273 4292 0,9364 
000027 sala relax           14 153 521 31 84 88 12 793 96 889 0,8921 
000028 Corridoio            14 332 0 95 256 832 82 1259 338 1597 0,7884 
000029 Segreteria          14 92 0 37 101 279 0 408 101 509 0,8016 
000030 Disimpegno       16 477 2204 64 174 510 20 3255 194 3449 0,9438 
000031 Disimpegno       15 427 0 66 165 485 20 978 185 1163 0,8409 
000032 Disimpegno       15 427 0 66 165 516 41 1009 206 1215 0,8305 
000033 Ufficio                16 335 250 63 170 591 82 1239 252 1491 0,8310 
000034 Ufficio                14 603 958 74 201 556 0 2190 201 2391 0,9159 
000035 Reception          14 654 1026 108 292 867 41 2655 333 2988 0,8886 
000037 Ufficio                16 335 250 63 170 591 82 1239 252 1491 0,8310 
000038 Ufficio                14 603 958 74 201 678 82 2312 283 2595 0,8910 
000039 WC Uomini        14 195 49 25 67 199 41 468 108 576 0,8125 
000042 WC Donne         14 100 0 25 67 199 41 324 108 432 0,7500 
000046 Corridoio            14 241 0 113 307 970 82 1324 389 1713 0,7729 
000047 Disimpegno       15 427 0 66 165 516 41 1009 206 1215 0,8305 
000048 Disimpegno       15 427 0 66 165 516 41 1009 206 1215 0,8305 
000049 Salone attesa    16 1697 4146 233 630 1740 0 7815 630 8445 0,9254 
000050 Sala riunioni       09 733 4196 -23 579 2332 492 7238 1071 8309 0,8711 
000051 Aula                   14 634 1243 155 419 2234 722 4266 1141 5407 0,7890 
000052 Aula                   14 380 622 84 228 640 0 1725 228 1953 0,8833 
000053 segreteria          14 115 0 47 126 409 41 571 167 738 0,7737 
000054 Ufficio dirigente  17 783 4125 118 352 0 0 5027 352 5379 0,9346 
000055 WC uomini         14 659 622 57 155 391 41 1728 196 1924 0,8981 
000059 WC donne         14 659 650 57 155 383 41 1748 196 1944 0,8992 
000101 Laboratorio        09 27 3352 -24 598 2872 820 6227 1418 7645 0,8145 
000102 Disimpegno       17 258 1230 33 99 0 0 1521 99 1620 0,9389 
000103 Laboratorio        14 213 622 69 187 825 205 1729 392 2121 0,8152 
000104 Laboratorio        09 272 3780 -13 324 1490 410 5529 734 6263 0,8828 
000105 Disimpegno       14 0 0 45 122 397 41 442 163 605 0,7306 
000106 Laboratorio        14 265 1243 82 221 1221 410 2812 631 3443 0,8167 
000107 Disimpegno       14 303 0 43 116 375 41 721 157 878 0,8212 
000108 WC                    09 311 961 -6 156 385 41 1651 197 1848 0,8934 
000113 Segreteria          14 67 460 42 114 77 41 646 155 801 0,8065 
000114 WC                    09 311 961 -6 156 493 41 1759 197 1956 0,8993 
000120 Disimpegno       14 0 0 45 122 78 41 123 163 286 0,4301 
000121 Laboratorio        09 309 4295 -13 324 1504 410 6095 734 6829 0,8925 
000122 Laboratorio        14 338 1647 80 217 1210 410 3276 627 3903 0,8393 
000123 Laboratorio        09 338 4281 -25 623 2940 820 7534 1443 8977 0,8393 
000124 Studio borsisti    14 28 123 39 105 413 82 603 187 790 0,7633 
000125 WC Uomini        14 35 123 36 96 327 41 521 137 658 0,7917 
000128 Sala riunioni       14 329 380 107 290 1532 492 2348 782 3130 0,7501 
000129 Direttore             14 67 460 42 114 361 41 930 155 1085 0,8571 
000130 WC donne         14 35 123 36 96 230 20 424 116 540 0,7851 
000133 Studio borsisti 2 14 28 123 39 105 413 82 603 187 790 0,7633 
000134 Corridoio            14 239 0 197 534 1778 205 2214 739 2953 0,7497 
000136 Laboratorio        09 93 1978 -9 221 1221 410 3283 631 3914 0,8388 
000137 disimpegno        14 303 0 43 116 380 41 726 157 883 0,8222 
000138 Disimpegno       14 0 0 45 122 397 41 442 163 605 0,7306 
000139 Laboratorio        14 318 2129 221 598 2270 410 4937 1008 5945 0,8305 
000140 Laboratorio        09 113 1074 -8 187 886 246 2064 433 2497 0,8266 
 
 

 
 

DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 
 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000141 Disimpegno       09 9 1153 -4 99 341 41 1499 140 1639 0,9146 
000142 Laboratorio        17 611 4385 109 324 0 0 5105 324 5429 0,9403 
000143 WC uomini         09 311 961 -6 156 501 41 1767 197 1964 0,8997 
000149 WC D                09 311 961 -6 156 493 41 1759 197 1956 0,8993 
000153 Disimpegno       14 315 0 69 186 581 41 965 227 1192 0,8096 
000154 Laboratorio        17 684 4385 109 324 0 0 5178 324 5502 0,9411 
000155 Laboratorio        09 100 2295 -9 217 1210 410 3596 627 4223 0,8515 
000156 Disimpegno       14 0 0 45 122 458 82 503 204 707 0,7115 
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000157 Laboratorio        09 338 4281 -25 623 1306 820 5900 1443 7343 0,8035 
000158 Segreteria          14 67 460 42 114 381 41 950 155 1105 0,8597 
000159 Direttore             14 67 460 42 114 361 41 930 155 1085 0,8571 
000160 Segreteria          14 67 460 42 114 355 41 924 155 1079 0,8564 
000201 Laboratorio        09 27 3758 -24 598 2872 820 6633 1418 8051 0,8239 
000202 Disimpegno       17 258 1230 33 99 0 0 1521 99 1620 0,9389 
000203 Laboratorio        14 213 622 69 187 822 205 1726 392 2118 0,8149 
000204 Laboratorio        14 265 1243 82 221 1230 410 2821 631 3452 0,8172 
000205 Disimpegno       14 0 0 45 122 397 41 442 163 605 0,7306 
000206 Laboratorio        09 272 3780 -13 324 1504 410 5543 734 6277 0,8831 
000207 Disimpegno       14 303 0 43 116 461 41 807 157 964 0,8371 
000208 WC                    09 311 961 -6 156 493 41 1759 197 1956 0,8993 
000213 Direttore             14 67 460 42 114 375 41 944 155 1099 0,8590 
000214 WC                    09 311 961 -6 156 493 41 1759 197 1956 0,8993 
000218 Disimpegno       14 315 0 69 186 574 41 958 227 1185 0,8084 
000219 Laboratorio        09 309 3780 -13 324 1510 410 5586 734 6320 0,8839 
000220 Disimpegno       14 0 0 45 122 397 41 442 163 605 0,7306 
000221 Laboratorio        14 338 1722 80 217 1210 410 3350 627 3977 0,8424 
000222 Laboratorio        09 338 4196 -25 623 2330 410 6839 1033 7872 0,8688 
000223 Corridoio            14 239 0 197 534 1602 82 2038 616 2654 0,7679 
000224 Studio borsisti    14 28 123 39 105 422 82 612 187 799 0,7659 
000225 Camera oscura  14 35 123 36 96 191 41 385 137 522 0,7374 
000226 Sala riunioni       14 329 376 107 290 1532 492 2344 782 3126 0,7498 
000227 WC donne         14 35 123 36 96 256 41 450 137 587 0,7665 
000230 Studio borsisti 2 14 28 123 39 105 402 82 592 187 779 0,7599 
000231 Segreteria          14 67 460 42 114 361 41 930 155 1085 0,8571 
000232 disimpegno        14 303 0 43 116 442 82 788 198 986 0,7992 
000233 WC uomini         09 311 961 -6 156 452 82 1718 238 1956 0,8783 
000237 Laboratorio        17 611 4385 109 324 0 0 5105 324 5429 0,9403 
000238 Disimpegno       14 0 0 45 122 401 41 446 163 609 0,7323 
000239 Laboratorio        09 93 1978 -9 221 1210 410 3272 631 3903 0,8383 
000240 Laboratorio        09 113 989 -8 187 1130 410 2224 597 2821 0,7883 
000241 Disimpegno       09 9 1153 -4 99 341 41 1499 140 1639 0,9146 
000242 Laboratorio        14 318 2025 221 598 2880 820 5444 1418 6862 0,7933 
000243 Disimpegno       14 315 0 69 186 581 41 965 227 1192 0,8096 
000244 Disimpegno       09 311 961 -6 156 562 82 1828 238 2066 0,8848 
000249 Laboratorio        09 100 2295 -9 217 1210 410 3596 627 4223 0,8515 
000250 Laboratorio        14 608 2245 120 324 1510 410 4483 734 5217 0,8593 
000251 Laboratorio        09 338 4196 -25 623 2980 1080 7489 1703 9192 0,8147 
000252 Segreteria          14 67 460 42 114 381 41 950 155 1105 0,8597 
000253 Direttore             14 67 460 42 114 361 41 930 155 1085 0,8571 
000254 Segreteria          14 67 460 42 114 355 41 924 155 1079 0,8564 
000255 Direttore             14 67 460 42 114 355 41 924 155 1079 0,8564 
000301 Ufficio                10 -20 1279 5 136 502 82 1766 218 1984 0,8901 
000302 Ufficio                09 46 961 -5 136 502 82 1503 218 1721 0,8734 
000303 Ufficio                09 44 961 -5 136 502 82 1502 218 1720 0,8732 
000304 Corridoio            14 -34 0 73 197 662 82 701 279 980 0,7152 
000305 ufficio                 14 306 847 39 107 422 82 1614 189 1803 0,8952 
000306 ufficio                 14 384 622 70 189 642 82 1718 271 1989 0,8637 
000307 sala riunioni        14 246 1243 86 232 1396 648 2972 880 3852 0,7715 
000308 Corridoio            14 106 0 43 116 442 82 591 198 789 0,7490 
000309 Segreteria          14 94 0 38 104 341 41 473 145 618 0,7654 
000310 Direzione scient 09 336 3269 -8 188 642 82 4239 270 4509 0,9401 
000311 WC                    09 86 520 -1 32 151 41 756 73 829 0,9120 
000312 Disimpegno       14 288 0 82 221 732 82 1102 303 1405 0,7843 
 
 

 
 

DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 
 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000313 WC uomini         09 340 961 -1 32 151 41 1450 73 1523 0,9521 
000318 Disimpegno       14 288 0 82 221 742 82 1112 303 1415 0,7859 
000319 WC donne         09 340 961 -1 32 151 41 1450 73 1523 0,9521 
000323 Sala riunioni D. 14 710 1722 95 258 1086 246 3613 504 4117 0,8776 
000324 Corridoio            14 106 0 43 116 442 82 591 198 789 0,7490 
000325 Direzione Sanit 09 516 3269 -8 188 642 82 4419 270 4689 0,9424 
000326 Segretaria          14 94 0 38 104 361 41 493 145 638 0,7727 
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000327 WC                    09 86 520 -1 32 136 41 741 73 814 0,9104 
000328 Corridoio            14 291 622 72 196 662 82 1647 278 1925 0,8556 
000329 Ufficio                09 138 961 -3 79 281 41 1377 120 1497 0,9198 
000330 Ufficio                09 131 961 -3 78 281 41 1369 119 1488 0,9201 
000331 Ufficio                10 137 1279 3 79 281 41 1700 120 1820 0,9341 
000332 Ufficio                14 272 650 40 108 422 82 1384 190 1574 0,8793 
000333 Ufficio                17 363 1303 27 79 0 0 1693 79 1772 0,9554 
000334 Direzione Civ.    14 171 123 41 110 361 41 696 151 847 0,8217 
000335 Corridoio            14 726 0 197 534 1232 82 2155 616 2771 0,7777 
000336 Segreteria          14 196 460 41 112 371 41 1068 153 1221 0,8747 
000337 Segreteria Civ.   14 153 123 31 84 301 41 608 125 733 0,8294 
000338 Direzione Comit 14 196 460 41 112 442 82 1139 194 1333 0,8545 
000339 Sala riunione ci 14 310 250 74 202 926 246 1561 448 2009 0,7770 
000340 Archivio Comita 14 196 460 41 112 361 41 1058 153 1211 0,8737 
000341 Revisore dei co 14 196 460 41 112 371 41 1068 153 1221 0,8747 
000342 Ufficio Civ.         14 160 123 31 84 342 82 656 166 822 0,7980 
000343 Revisore dei Co 14 196 460 41 112 361 41 1058 153 1211 0,8737 
000344 Ufficio Civ.         14 164 123 41 110 361 41 689 151 840 0,8202 
000345 Direzione Nucle 14 196 460 41 112 371 41 1068 153 1221 0,8747 
000346 ufficio                 09 110 1141 -4 107 361 41 1608 148 1756 0,9157 
000347 Cucinino             09 199 961 -5 117 883 454 2037 571 2608 0,7811 
000348 WC                    14 210 0 30 82 281 41 521 123 644 0,8089 
000351 Sala riunioni       09 323 1978 -9 232 1372 492 3664 724 4388 0,8350 
000352 Disimpegno       14 288 0 82 221 661 41 1031 262 1293 0,7974 
000353 Disimpegno       14 288 0 82 221 661 41 1031 262 1293 0,7974 
000354 Sala riunioni       09 200 2295 -10 258 1432 492 3917 750 4667 0,8393 
000355 Sala riunioni D. 14 1008 2025 229 621 3245 1025 6507 1646 8153 0,7981 
000356 Direzione Gene 17 339 3277 63 188 0 0 3679 188 3867 0,9514 
000357 WC                    17 140 551 11 32 0 0 702 32 734 0,9564 
000358 Direzione Gene 14 94 0 38 104 422 82 554 186 740 0,7486 
000359 WC uomini         17 444 1017 11 32 0 0 1472 32 1504 0,9787 
000364 WC donne         17 444 1017 11 32 0 0 1472 32 1504 0,9787 
000368 Direzione Ammi 17 342 3277 63 188 0 0 3682 188 3870 0,9514 
000369 WC                    17 190 551 11 32 0 0 752 32 784 0,9592 
000370 Segreteria          14 94 0 38 104 361 41 493 145 638 0,7727 
000371 Corridoio            14 106 0 43 116 381 41 530 157 687 0,7715 
000372 Corridoio            09 214 989 -8 196 581 41 1776 237 2013 0,8823 
000373 Corridoio            17 291 1031 36 108 0 0 1358 108 1466 0,9263 
000374 Ufficio                10 137 1279 3 79 281 41 1700 120 1820 0,9341 
000375 Ufficio                17 239 1017 27 79 0 0 1283 79 1362 0,9420 
000376 Ufficio                14 217 650 29 78 342 82 1238 160 1398 0,8855 
000377 Ufficio                17 363 1303 27 79 0 0 1693 79 1772 0,9554 
 
Mese calcolo rientrate  : 7 (Luglio) 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
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DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 
 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
02 01 Uffici 14 52848 9274 62122 0,8507 
02 02 Aule didattiche 9 27331 8728 36059 0,7580 
02 03 Laboratori 9 57678 11842 69520 0,8297 
02 04 Corridoi e servizi 14 38369 6821 45190 0,8491 
  impianto terra-primo 9 171948 36788 208736 0,8238 
03 01 Uffici 14 76919 13651 90570 0,8493 
03 03 Laboratori 9 59208 12287 71495 0,8281 
03 04 Corridoi e servizi 9 33922 6716 40638 0,8347 
  impianto secondo- te 14 167470 32254 199724 0,8385 
 
Mese calcolo rientrate  : 7 (Luglio) 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

 
 

RIEPILOGO DISPERSIONI 
 
Locale  Volume Imp. Zona Vent. T. Ric. Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
  m³    (°C) (n/h) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
000147 Direttore 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000149 WC D 67,0 02 04 02 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000153 Disimpegno 79,5 02 04 02 20,0 1,50 343 17 36 0 749 6 1139 
000154 Laboratorio 138,6 02 03 02 20,0 6,00 2304 115 242 0 5221 39 7843 
000155 Laboratorio 92,8 02 03 02 20,0 6,00 2198 110 231 0 3496 26 6009 
000156 Disimpegno 52,1 02 04 02 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000157 Laboratorio 266,7 02 03 02 20,0 6,00 6071 304 638 0 10050 75 16988 
000158 Segreteria 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000159 Direttore 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000160 Segreteria 48,6 02 01 02 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000201 Laboratorio 256,1 03 03 03 20,0 6,00 3783 189 397 0 9649 72 13946 
000202 Disimpegno 42,3 03 04 03 20,0 1,50 1801 90 189 0 399 3 2476 
000203 Laboratorio 80,2 03 03 03 20,0 6,00 1378 69 145 0 3021 23 4590 
000204 Laboratorio 94,7 03 03 03 20,0 6,00 1505 75 158 0 3569 27 5280 
000205 Disimpegno 52,1 03 04 03 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000206 Laboratorio 138,6 03 03 03 20,0 6,00 2439 122 256 0 5221 39 7999 
000207 Disimpegno 49,5 03 04 03 20,0 1,50 480 24 50 0 466 3 1017 
000208 WC 67,0 03 04 03 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000213 Direttore 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000214 WC 67,0 03 04 03 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000218 Disimpegno 79,5 03 04 03 20,0 1,50 343 17 36 0 749 6 1139 
000219 Laboratorio 138,6 03 03 03 20,0 6,00 2382 119 250 0 5221 39 7933 
000220 Disimpegno 52,1 03 04 03 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000221 Laboratorio 92,8 03 03 03 20,0 6,00 2127 106 223 0 3496 26 5926 
000222 Laboratorio 266,7 03 03 03 20,0 6,00 6071 304 638 0 10050 75 16988 
000223 Corridoio 228,4 03 04 03 20,0 1,50 378 19 40 0 2151 16 2572 
000224 Studio borsisti 45,0 03 01 03 20,0 1,50 729 36 77 0 424 3 1263 
000225 Camera oscura 41,2 03 03 03 20,0 1,50 652 33 69 0 388 3 1139 
000226 Sala riunioni 124,2 03 01 03 20,0 1,50 5250 262 551 0 1170 9 7224 
000227 WC donne 41,2 03 03 03 20,0 10,00 652 33 69 0 2586 19 3321 
000230 Studio borsisti 2 45,0 03 01 03 20,0 1,50 729 36 77 0 424 3 1263 
000231 Segreteria 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000232 disimpegno 49,5 03 04 03 20,0 1,50 480 24 50 0 466 3 1017 
000233 WC uomini 67,0 03 04 03 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000237 Laboratorio 138,6 03 03 03 20,0 6,00 2361 118 248 0 5221 39 7909 
000238 Disimpegno 52,1 03 04 03 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
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000239 Laboratorio 94,7 03 03 03 20,0 6,00 1573 79 165 0 3569 27 5359 
000240 Laboratorio 80,2 03 03 03 20,0 6,00 1441 72 151 0 3021 23 4662 
000241 Disimpegno 42,3 03 04 03 20,0 1,50 1841 92 193 0 399 3 2522 
000242 Laboratorio 256,1 03 03 03 20,0 6,00 3676 184 386 0 9649 72 13823 
000243 Disimpegno 79,5 03 04 03 20,0 1,50 343 17 36 0 749 6 1139 
000244 Disimpegno 67,0 03 04 03 20,0 10,00 1248 62 131 0 4205 32 5614 
000248 Disimpegno 52,1 03 04 03 20,0 1,50 0 0 0 0 491 4 487 
000249 Laboratorio 92,8 03 03 03 20,0 6,00 2198 110 231 0 3496 26 6009 
000250 Laboratorio 138,6 03 03 03 20,0 6,00 2304 115 242 0 5221 39 7843 
000251 Laboratorio 266,7 03 03 03 20,0 6,00 6071 304 638 0 10050 75 16988 
000252 Segreteria 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000253 Direttore 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000254 Segreteria 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000255 Direttore 48,6 03 01 03 20,0 1,50 609 30 64 0 458 3 1158 
000301 Ufficio 58,0 03 01 03 20,0 1,50 1802 90 189 0 547 4 2624 
000302 Ufficio 58,0 03 01 03 20,0 1,50 779 39 82 0 547 4 1443 
000303 Ufficio 58,0 03 01 03 20,0 1,50 763 38 80 0 547 4 1424 
000304 Corridoio 84,1 03 04 03 20,0 1,50 411 21 43 0 793 6 1262 
000305 ufficio 45,7 03 01 03 20,0 1,50 1821 91 191 0 430 3 2530 
000306 ufficio 81,0 03 01 03 20,0 1,50 1478 74 155 0 763 6 2464 
000307 sala riunioni 99,3 03 01 03 20,0 1,50 1369 68 144 0 936 7 2510 
000308 Corridoio 49,6 03 04 03 20,0 1,50 88 4 9 0 467 4 564 
000309 Segreteria 44,3 03 01 03 20,0 1,50 79 4 8 0 417 3 505 
000310 Direzione scientifica 80,5 03 01 03 20,0 1,50 2066 103 217 0 758 6 3138 
000311 WC 13,8 03 04 03 20,0 10,00 771 39 81 0 869 7 1753 
000312 Disimpegno 94,5 03 01 03 20,0 1,50 240 12 25 0 890 7 1160 
000313 WC uomini 13,8 03 04 03 20,0 10,00 1270 63 133 0 869 7 2328 
000318 Disimpegno 94,5 03 01 03 20,0 1,50 240 12 25 0 890 7 1160 
000319 WC donne 13,8 03 04 03 20,0 10,00 1270 63 133 0 869 7 2328 
000323 Sala riunioni D.S. 110,5 03 01 03 20,0 1,50 2872 144 302 0 1041 8 4351 
 

 
 

RIEPILOGO DISPERSIONI 
 
Locale  Volume Imp. Zona Vent. T. Ric. Trasm. Magg. Marg. VA Ventil. Recup. Totale 
  m³    (°C) (n/h) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
000324 Corridoio 49,6 03 04 03 20,0 1,50 88 4 9 0 467 4 564 
000325 Direzione Sanitaria 80,5 03 01 03 20,0 1,50 2216 111 233 0 758 6 3312 
000326 Segretaria 44,3 03 01 03 20,0 1,50 79 4 8 0 417 3 505 
000327 WC 13,8 03 04 03 20,0 10,00 771 39 81 0 869 7 1753 
000328 Corridoio 84,0 03 04 03 20,0 1,50 949 47 100 0 791 6 1881 
000329 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 884 44 93 0 319 2 1338 
000330 Ufficio 33,4 03 01 03 20,0 1,50 849 42 89 0 315 2 1293 
000331 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 1373 69 144 0 319 2 1903 
000332 Ufficio 46,1 03 01 03 20,0 1,50 1002 50 105 0 434 3 1588 
000333 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 1337 67 140 0 319 2 1861 
000334 Direzione Civ. 47,2 03 01 03 20,0 1,50 848 42 89 0 445 3 1421 
000335 Corridoio 228,4 03 04 03 20,0 1,50 783 39 82 0 2151 16 3039 
000336 Segreteria 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000337 Segreteria Civ. 35,7 03 01 03 20,0 1,50 745 37 78 0 337 3 1194 
000338 Direzione Comitato et 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000339 Sala riunione civ. 86,3 03 01 03 20,0 1,50 1672 84 176 0 813 6 2739 
000340 Archivio Comitato etic 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000341 Revisore dei conti 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000342 Ufficio Civ. 35,7 03 01 03 20,0 1,50 751 38 79 0 337 3 1202 
000343 Revisore dei Conti 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000344 Ufficio Civ. 47,2 03 01 03 20,0 1,50 930 46 98 0 445 3 1516 
000345 Direzione Nucleo di V 48,1 03 01 03 20,0 1,50 717 36 75 0 453 3 1278 
000346 ufficio 45,7 03 01 03 20,0 1,50 1864 93 196 0 430 3 2580 
000347 Cucinino 49,9 03 04 03 20,0 1,50 1023 51 107 0 470 4 1647 
000348 WC 34,9 03 04 03 20,0 10,00 534 27 56 0 2191 16 2792 
000351 Sala riunioni 99,3 03 01 03 20,0 1,50 1637 82 172 0 936 7 2820 
000352 Disimpegno 94,5 03 04 03 20,0 1,50 240 12 25 0 890 7 1160 
000353 Disimpegno 94,5 03 01 03 20,0 1,50 240 12 25 0 890 7 1160 
000354 Sala riunioni 110,5 03 01 03 20,0 1,50 2942 147 309 0 1041 8 4431 
000355 Sala riunioni D.G. 265,6 03 01 03 20,0 1,50 4274 214 449 0 2502 19 7420 
000356 Direzione Generale 80,5 03 01 03 20,0 1,50 1989 99 209 0 758 6 3049 
000357 WC 13,8 03 04 03 20,0 10,00 542 27 57 0 869 7 1488 
000358 Direzione Generale 44,3 03 01 03 20,0 1,50 79 4 8 0 417 3 505 
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000359 WC uomini 13,8 03 04 03 20,0 10,00 1331 67 140 0 869 7 2400 
000364 WC donne 13,8 03 04 03 20,0 10,00 1331 67 140 0 869 7 2400 
000368 Direzione Amministra 80,5 03 01 03 20,0 1,50 1660 83 174 0 758 6 2669 
000369 WC 13,8 03 04 03 20,0 10,00 748 37 79 0 869 7 1726 
000370 Segreteria 44,3 03 01 03 20,0 1,50 79 4 8 0 417 3 505 
000371 Corridoio 49,6 03 04 03 20,0 1,50 88 4 9 0 467 4 564 
000372 Corridoio 84,0 03 04 03 20,0 1,50 976 49 103 0 791 6 1913 
000373 Corridoio 46,1 03 04 03 20,0 1,50 1002 50 105 0 434 3 1588 
000374 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 1373 69 144 0 319 2 1903 
000375 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 849 42 89 0 319 2 1297 
000376 Ufficio 33,4 03 01 03 20,0 1,50 815 41 86 0 315 2 1255 
000377 Ufficio 33,9 03 01 03 20,0 1,50 1337 67 140 0 319 2 1861 

 
 
Totali  15595,8      261677 13075 27475 0 361257 2703 660781 
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2 IMPIANTO ELETTRICO – ILLUMINAZIONE – PRESE 
 

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti saranno realizzati con la più scrupoloso osservanza di tutte le norme di legge 

e regolamenti vigenti ed in particolare : 

- Legge 186/68; 

- DGRC N. 7301/2001 

- D.P.R. 462/2001; 

- D.M. 37/2008; 

- D.Lgs. 81/2008; 

- CEI 64-8; 

- CEI 64-14; 

- CEI 64-17; 

- CEI 64-56; 

- CEI 11-48; 

- CEI 11-49; 

- CEI 11-27; 

- CEI 11-15; 

Si farà riferimento, senza ulteriore esplicito richiamo, a tutte le vigenti Norme e Leggi 

esistenti in materia, sia per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro e non che per 

quanto riferibile alla buona tecnica; per quest’ultima troveranno sempre e comunque 

applicazione le Norme CEI (e le corrispondenti norme internazionali) e, in subordine, le 

Norme UNI. 

Per la parte computistica si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 

2.2 STATO DEI LUOGHI 

Le mutate esigenze funzionali più che la naturale obsolescenza (riconducibile all’usura ed 

all’evoluzione tecnica anche in materia di sicurezza) hanno indotto ad un intervento radicale 

sugli impianti elettrici. 

Va considerato che i cavidotti in generale, compresi i conduttori, appaiono ad un esame 

obiettivo in buono stato. Inoltre le tubazioni sono largamente sovrabbondanti ed i percorsi 

possono essere confermati. Pertanto, previa attenta verifica strumentale, si cercherà di 
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riutilizzare la distribuzione principale e la distribuzione secondaria luce negli ambienti (per lo 

più ai piani primo, secondo e terzo) dove non sono previsti interventi murari al soffitto. Ma 

negli stessi ambienti (ed ovviamente in tutti gli altri), dovendosi intervenire sui tramezzi, si 

abolirà la distribuzione f.m. a torrette per il tradizionale impianto sotto traccia. Analogamente, 

si interverrà sulla alimentazione dei fan-coil abbandonando le linee a pavimento. 

 

2.3 PROGETTO 

Alla luce delle precedenti considerazioni, sono stati ipotizzati i seguenti interventi, 

elencati per tratto d’impianto. 

 

2.4 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE E CAVIDOTTO 

Non è previsto alcun intervento per la cabina remota di trasformazione M.T./b.t. e per il 

relativo cavidotto tra la cabina medesima e l’edificio. 

Quadro elettrico generale di edificio 

Il quadro elettrico generale di edificio verrà sostituito con quadro da allocare nelle 

adiacenze del quadro esistente. Ciò al fine di consentire il “cuci e scuci” graduale, sempre 

nell’ottica di limitare il disservizio cronologico alle sole aree di intervento. 

Il nuovo quadro riutilizzerà l’apparecchiatura automatica di rifasamento con un nuovo 

scomparto in adiacenza alla rimanente parte del quadro stesso. 

Nel nuovo quadro verranno essenzialmente replicate le protezioni delle linee secondo la 

logica di progetto, anche per utenze (quali il montacarichi) che si presume di abolire, ritenendo 

comunque utile avere una sovrabbondanza di punti di consegna a quadretti di zona. 

Nel nuovo quadro troveranno posto anche gli sganciatori asserviti ai comandi di 

emergenza, ritenendo che il loro azionamento sia un evento tanto raro da giustificare il riarmo 

manuale sul quadro generale ma al contempo ritenendo prioritaria l’interruzione anche della 

linea di alimentazione alla zona a maggior rischio. 

Il coordinamento delle protezioni sarà garantito da interruttori differenziali ad alta 

sensibilità (Idn ≤30 mA) posti a protezione della linea più a valle. Pertanto, sul quadro 

elettrico generale, si installeranno anche interruttori magnetotermici differenziali a bassa 

sensibilità dovendo gli stessi proteggere la sola linea a valle, fino al quadro di piano, di zona o 

di apparecchiatura. 

Il tutto è meglio precisato nei corrispondenti elaborati grafici. 
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2.5 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

Per distribuzione principale si intenderà la parte d’impianto compresa tra il quadro 

elettrico generale di edificio ed i quadri di zona o di apparecchiatura. 

Per detta distribuzione si ribadisce la volontà di riutilizzare, ove possibile, l’esistente 

schematura prevedendo, in prima istanza, la sostituzioni di soli limitati tratti di canalizzazione 

al piano interrato e/o in corrispondenza di nuove allocazioni dei quadri di piano, di zona o di 

apparecchiatura. 

Ove non sarà possibile riutilizzare le predette linee, si utilizzeranno comunque i cavidotti, 

al momento ampiamente sovrabbondanti. 

La distribuzione principale luce e f.m. sarà in comune non rilevando, allo stato, 

motivazioni per sdoppiare detti impianti ma ritenendo preferibile, ai fini della sicurezza degli 

interventi sui quadri e sulle linee, avere un unico comando di sezionamento per ciascun 

quadro. 

 

2.6 QUADRI DI PIANO, DI ZONA E DI APPARECCHIATURA 
 

I quadri di piano e di zona, tranne che in corrispondenza di mutate allocazioni, troveranno 

posto nelle nicchie dei quadri attuali, con modesti adattamenti murari. Avranno carpenteria 

metallica e sportelli a vetro con chiusura a chiave (classificazione ANS ai sensi delle Norme 

CEI 17-13) con grado di protezione IP40, salvo che in corrispondenza di esigenze AD-FT 

dove si adotterà almeno il grado di protezione IP44. 

Per taluni quadri di apparecchiatura si prevede un solo “quadretto di consegna”, nei casi 

in cui non è consentito intervenire (quadretti ascensori ecc.) o in corrispondenza di quadri 

recenti (centrali termofrigorifere ecc.), anche per apparecchiature in via di abbandono 

(montacarte ecc.) ritenendo preferibile continuare ad avere la sovrabbondante disponibilità di 

punti di consegna in loco per eventuali future esigenze. I gradi di protezione saranno IP40 o 

IP44 secondo i criteri già esposti. Si potrà derogare dalla chiusura a chiave solo in 

corrispondenza di classificazioni AS ai sensi delle Norme CEI 17-13 . 

La distribuzione principale luce e f.m. sarà in comune non rilevando, allo stato, 

motivazioni per sdoppiare detti impianti ma ritenendo preferibile, ai fini della sicurezza degli 

interventi sui quadri e sulle linee, avere un solo comando di sezionamento per ciascun quadro. 
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I quadri di piano avranno protezioni generali separate per gli impianti luce ordinari, per 

l’illuminazione di sicurezza (notturna), per l’illuminazione di emergenza e per la distribuzione 

f.m.; a valle di quest’ultima, avranno altresì protezioni separate (dalle altre zone) per le linee 

di distribuzione f.m. della zona dei servizi (asciugamani e scaldabagni) e per l’alimentazione 

dei fan-coil. 

Il coordinamento delle protezioni sarà sempre garantito da interruttori differenziali ad alta 

sensibilità (Idn ≤30 mA) posti a protezione della linea più a valle. 

Il tutto è meglio precisato nei corrispondenti elaborati grafici e andrà sempre fatto 

riferimento a tutte le Norme CEI ed in particolare alle Norme CEI 17-13. 

 

2.7 DISTRIBUZIONE SECONDARIA LUCE 
 

La distribuzione secondaria luce, replicando il criterio attualmente adottato, correrà 

prioritariamente in controsoffitto, con tubazioni rigide e cassette di distribuzione di tipo 

pesante. Solo in mancanza di controsoffitto, nei tramezzi dei singoli ambienti e nei tratti 

necessariamente a pavimento si procederà sottotraccia, sempre con tubazioni plastiche di tipo 

pesante. 

Le linee ordinaria, di sicurezza (notturna) e di emergenza saranno distinte ma condotte 

nelle medesime tubazioni, insieme all’impianto f.m. 

Negli ambienti con esigenze AD-FT si realizzarà un impianto almeno IP44. 

Per i piani primo, secondo e terzo, considerato che la distribuzione sembra essere ancora 

in buono stato, salve le necessarie verifiche strumentali si riutilizzerà l’esistente impianto sotto 

traccia a soffitto provvedendo alla sostituzione degli interruttori di comando ad incasso, dei 

relativi supporti e delle placche. 

2.8 APPARECCHIATURE LUCE 
 

Negli ambienti con esigenze AD-FT si installeranno apparecchi con grado di protezione 

almeno IP44. 

Per i piani primo, secondo e terzo, considerato quanto esposto al precedente punto circa lo 

stato di conservazione e non condividendo il solo posizionamento attuale dei corpi illuminanti 

ai fini dell’uniformità di illuminamento, si riutilizzerà l’esistente impianto sotto traccia a 

soffitto installando nuovi corpi illuminanti a sospensione, onde poter disassare il nuovo corpo 

illuminante rispetto a quello esistente. 
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Nei corridoi degli stessi piani ed in tutti gli altri ambienti e zone controsoffittati si 

adotteranno corpi illuminanti ad incasso in controsoffitto. 

Nelle zone a ridotta altezza (attesa C.M.L., corridoio del 4° piano ecc.) si installeranno 

corpi illuminanti a parete. 

In ogni caso, in corrispondenza di postazioni di lavoro, si farà uso di corpi illuminanti 

provvisti di ottica idonea per l’uso con videoterminali. 

L’illuminazione notturna sarà realizzata con i medesimi corpi illuminanti 

dell’illuminazione ordinaria, salvo che è prevista la linea sempre alimentata da protezione 

dedicata, e, quindi, l’accensione permanente. 

Per quanto riguarda l’illuminazione di emergenza occorre distinguere due fattispecie. 

La prima si riferisce all’illuminazione permanente, intendendo con essa l’illuminamento 

ordinario che deve, pur in misura ridotta, permanere in caso di mancanza di energia elettrica. 

Questa si realizzerà con gruppetti di continuità inverter montati in taluni corpi illuminanti 

a servizio di una sola lampada che, nell’uso ordinario, avrà accensione comandata.  

La seconda si riferisce all’illuminazione non permanente, intendendo con essa 

l’illuminamento ordinariamente non necessario e che occorre solo in caso di mancanza di 

energia elettrica per l’indicazione delle vie di esodo o per rendere praticabile un percorso. 

Questa si realizzerà con appositi corpi illuminanti autonomi, dotati di pittogrammi, 

ordinariamente spenti e quindi privi di accensione comandata.  

Per il calcolo dell’illuminamento necessario in relazione all’attività svolta, dell’uniformità 

e di tutti gli altri parametri illuminotecnici il riferimento è sempre la Norma UNI EN 12464. 

 

2.9 DISTRIBUZIONE SECONDARIA F.M. 
 

La distribuzione secondaria f.m. coesisterà con la corrispondente distribuzione luce per le 

zone controsoffittate. 

Per quanto riguarda gli ambienti, anche per i piani primo, secondo, terzo e quarto, 

dovendosi provvedere al rifacimento delle tramezzature, si procederà sottotraccia, sempre con 

tubazioni plastiche di tipo pesante. 

Talvolta (p.e. al piano terra) si seguiranno anche percorsi a pavimento. 

Particolare attenzione si presterà ad evitare i parallelismi con l’impianto T.D. al fine di 

evitare le interferenze, ancorché il cablaggio strutturato sarà del tipo FTP (schermato). 
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In pratica, in via preliminare, per i percorsi orizzontali negli ambienti si ipotizza di 

distribuire in alto la f.m. ed in basso la T.D. 

Nella distribuzione secondaria f.m. si comprenderà, con linee dedicate (ma condotte nelle 

stesse tubazioni luce e f.m.), la zona dei servizi (asciugamani e scaldabagni) e l’alimentazione 

dei fan-coil, protetti da apposito interruttore su quadro di piano. 

2.10  APPARECCHIATURE F.M. 
 

Negli ambienti con esigenze AD-FT si installeranno apparecchi con grado di protezione 

almeno IP44. 

Ove necessario si utilizzeranno prese del tipo CEI 23-12. 

Anche per i piani primo, secondo, terzo e quarto, considerato quanto esposto al precedente 

punto, si installeranno quadretti “Postazioni di Lavoro” (P.d.L.) del tipo ad incasso. Tali 

quadretti saranno così composti: 

Scatola portafrutti con supporto e placca a 18 posti (6+6+6); 

 Interruttore di comando; 

 N° 3 prese Shuko universali; 

 N° 5 prese bipasso; 

 Setto separatore con la zona T.D. per la quale sono previste 2 prese RJ45 

 

Nelle zone dove non è prevedibile l’allocazione di un posto di lavoro ma potrebbero 

installarsi apparecchiature (fotocopiatrici, orologi marcatempo ecc.) si prevede l’installazione 

di “P.d.L. Ridotte” così composte: 

 Scatola portafrutti con supporto e placca a 4 posti; 

 N° 1 presa Shuko universale; 

 Setto separatore con la zona T.D. per la quale sono previste 2 prese RJ45. 

Nelle zone dove non è prevedibile l’allocazione di un posto di lavoro ma potrebbe essere 

necessario alimentare apparecchi (aspirapolvere, utensili ecc.) si prevede l’installazione di un 

gruppo prese con una presa Shuko universale ed una presa bipasso in una ordinaria scatola 

portafrutti a tre posti. 

In corrispondenza di semplici apparecchi (asciugamani, scaldabagni ecc.) si installerà 

un’unica presa bipasso comandata e protetta da un interruttore magnetotermico. 
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2.11  IMPIANTO DI TELEFONIA, TRASMISSIONE DATI E CHIAMA 

 

2.12 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 

Per l’ esecuzione del presente progetto ci si è attenuti alle leggi, decreti, 

circolari e norme qui di seguito elencati ed attualmente vigenti.  

Saranno ottemperate, altresì, tutte le prescrizioni dettate dall’Enel, dal 

Comando Provinciale dei VV.FF. in materia di sicurezza antincendio, nonchè 

dagli enti preposti al controllo e alla sicurezza (ISPESL, ASL, etc.).  

1.2.1 LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI  

DPR 547 del 27.4.55 : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

DPR 303 del 19.3.56 : Norme generali per l’ igiene del lavoro  

Legge n.186 del 1.3.68 : Disposizioni concernenti: la produzione di 

materiali, apparecchiature, materiali ed impianti elettrici ed elettronici  

Legge n. 791 del 18.10.77 - Direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza 

che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 

limiti di tensione.  

D.M. 1.8.81 : Liste degli organismi, dei modelli, dei marchi e dei certificati, in 

applicazione della legge 18.10.77 n. 791.  

D.M. 10.4.84 : Disposizioni per la prevenzione e l’ eliminazione dei radiodisturbi 

provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti munite di starter.  

Legge 46 del 5.3.90: Norme sugli impianti tecnici  

D.M. 447 del 6.12. 91 :Decreto di attuazione della legge 46/90  

1.2.2 NORME CEI  

CEI 11-1 : Impianti elettrici - Norme generali  

CEI 11-11 : Impianti elettrici negli edifici civili.  

CEI 11-17 : Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee 

in cavo.  

CEI 11-35 : Guida all’esecuzione delle cabine elettriche di utente.  

CEI 17-5 : Interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non 

superiore a 1000V e per corrente continua a tensione nominale non superiore a 1200 V.  
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CEI 20-19 : Cavi isolati in gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 

450/750 V.  

CEI 23-3 : Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari 

(pertensione nominale non superiore a 415 V in corrente alternata).  

CEI 64-8 : Impianti elettrici utilizzatori.  

CEI 64-12 : Guida all’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici ad uso residenziale 

e terziario.  

CEI 17-13 : Quadri elettrici per tensioni fino a 1000 V.  

1.2.3 NORME UNI  

UNI 10380-94 + V. : Illuminazione di interni con luce artificiale  

2.13 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Gli impianti di telefonia e trasmissione dati saranno realizzati a servizio della struttura, 

in particolare l’impianto telefonico sarà del tipo a centralino con operatore,  con un numero 

di linee esterne adeguato alle esigenze, del tipo pbx, a selezione passante e attesa di 

conversazione. 

L’impianto di trasmissione dati connetterà tutti i locali adibiti a funzioni di segreteria, 

amministrazione e collegati alle apparecchiature diagnostiche presenti sia nel blocco 

operatorio che nel reparto di Terapia Intensiva. 

Gli armadi rack e il centralino saranno ubicati nel corridoio al piano terra, nei pressi del 

quadro elettrico e da esso dipartiranno le linee di alimentazione e collegamento in cavo 

multicoppie schermato, alloggiati in apposite canaline in controsoffitto. 

Il cablaggio della struttura avverrà mediante un sistema stellato diviso per zone e per 

piano e si attesteranno in un unico rack concentratore situato in un locale dedicato in modo 

da garantire la massima flessibilità sia per la rete telefonica che trasmissione dati.  

I locali destinati al contatto col pubblico e quelli di tipo direzionale, saranno dotati di 

servizio di chiamata e richiesta udienza, con targhetta a tre luci ATTENDA – AVANTI – 

OCCUPATO, attivabile dal posto interno con pulsantiera da scrivania. 
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3 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI  
 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Agli impianti rivelazione incendio si applicano le seguenti norme tecniche. 

- Norma UNI 9795: “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale 

d'incendio” 

- Norma UNI EN 54: “Sistemi di Rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio”. 

- Circolare del Ministero dell'Interno n° 24 MI.SA. del 26/1/1993: “Impianti di 

protezione attiva antincendio”. 

- D.M. 30/11/1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi”. 

- Legge n. 46 del 5/3/1990: “Norme per la sicurezza degli impianti (limitatamente agli 

impianti civili)”. 

3.2 GENERALITÀ SULL'IMPIANTO 
 

L'impianto di rivelazione incendio e di allarme oggetto della presente relazione sarà 

posto a protezione dell’edificio di Ripartizione Scientifica. 

L’impianto di rivelazione incendi ed allarme sorveglierà l’intero complesso. 

Le caratteristiche salienti dell’impianto di rivelazione incendi ed allarme sono le 

seguenti: 

 i rivelatori di incendio saranno di tipo interattivo, in grado di garantire risposta 

uniforme a tutti i prodotti di combustione, parametrizzabili con algoritmo direttamente dalla 

centrale di controllo, in maniera tale da adeguare la risposta all'ambiente in cui si trova per 

ottimizzare la sensibilità al fumo e l'immunità alle interferenze. Tale sistema, una volta tarati 

opportunamente i rivelatori in relazione alle peculiarità degli ambienti, ha la caratteristica di 

minimizzare i falsi allarmi, eventi sicuramente da evitare in edifici notevolmente affollati; 

  ciascun rivelatore sarà perfettamente identificabile dalla centrale (ogni ambiente 

verrà pertanto sorvegliato in maniera distinta) e sarà in grado di isolare cortocircuiti sulla 

linea bus di rivelazione in modo da non inficiare il corretto funzionamento degli altri 

rivelatori collegati sulla stessa linea. La stessa destinazione particolare e complessità interna 
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hanno reso necessaria tale soluzione di sorveglianza capillare, al fine di ridurre i tempi di 

identificazione dell’eventuale incendio; 

 la centrale di controllo sarà in grado di gestire tutto l’impianto di rivelazione 

incendi e di allarme, in maniera unitaria. Un software apposito renderà estremamente 

semplice la visualizzazione delle informazioni della centrale, mediante una rappresentazione 

su mappe grafiche in formato dwg, che consentiranno una facile individuazione dell’evento; 

 le informazioni saranno contemporaneamente monitorate e visualizzate in n°3 

distinte postazioni fisse di guardiania 24 ore su 24, dislocate in entrambi gli edifici (guardia 

della Questura, guardia della Prefettura, Ponte Radio della Questura) in maniera tale da 

realizzare una sorveglianza reciproca di tutto il complesso; 

l’impianto di rivelazione incendi ed allarme non comanda l’impianto di spegnimento 

automatico, che avrà una attivazione autonoma con ugelli di tipo sprinkler, in modo tale 

da intervenire solo in caso di incendio reale, riducendo pertanto le probabilità di falsa 

scarica; 

 mediante la installazione di “moduli di acquisizione”, alla centrale di controllo 

perverranno anche i dati relativi allo stato del gruppo di pompaggio dell’impianto idrico 

antincendio, della GPU e delle “section valve” dell’impianto Water Mist, le quali inviano 

informazioni inerenti l’attivazione dello spegnimento automatico in determinate 

zone,consentendo un intervento umano mirato; 

il percorso delle dorsali principali dell’impianto in oggetto ha rispettato la distinzione 

dei due edifici, in maniera tale da consentire, in un eventuale futuro, una gestione separata 

degli impianti. 

Per il dimensionamento dell'impianto di rivelazione incendio oggetto della presente 

relazione si è fatto riferimento alle indicazioni tecniche di cui alle norme UNI-CPAI-

CNVVF 9795, in aggiunta ai termini e alle definizioni di cui al D.M. 30/11/1983 sono state 

quindi adottate le seguenti definizioni: 

 altezza di un locale: distanza tra il pavimento ed il punto più alto dell'intradosso 

del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto. 

 area specifica sorvegliata: superficie a pavimento sorvegliata da un rivelatore 

automatico d'incendio. 

 compartimento: parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza 

al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 
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 punto: componente connesso al circuito di rivelazione, in grado di trasmettere o 

ricevere informazioni relative alla rivelazione d'incendio. 

 sorveglianza di ambiente: sorveglianza estesa ad un intero locale od ambiente. 

  sorveglianza di oggetto: sorveglianza limitata ad un macchinario, impianto, od 

oggetto. 

Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà installato allo scopo di rivelare 

e segnalare un incendio nel minor tempo possibile. Il segnale d'incendio sarà trasmesso e 

visualizzato su una centrale di controllo e segnalazione. Un segnale di allarme acustico e 

visivo sarà emesso negli ambienti previsti dal programma di gestione e controllo 

dell’impianto, al fine di limitare il panico. Lo scopo dell'installazione del sistema é quello di: 

- favorire un tempestivo sfollamento delle persone, e lo sgombero, dove possibile, dei 

beni; 

  attivare, con tempestività, i piani di intervento di emergenza di sgombero; 

  attivare i sistemi di protezione attiva, contro l'incendio ed eventuali altre misure 

di sicurezza. 

 

3.3 COMPONENTI DEL SISTEMA 
 

I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità alla 

specifica normativa vigente. 

Tutti i componenti del sistema fisso automatico, così come previsto dalla UNI-CNVVF 

9795 saranno conformi alla UNI EN 54-1. Il sistema comprenderà i seguenti componenti 

obbligatori: 

  i rivelatori automatici d'incendio; 

  i punti di segnalazione manuale; 

  la centrale di controllo e segnalazione; 

  le apparecchiature di alimentazione; 

  i dispositivi di allarme incendio; 

 i dispositivi a servizio dei flitri a prova di fumo (EFC e gli attuatori di 

sovrapressione). 
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3.4 PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALI 
 

Il sistema fisso automatico di rivelazione d'incendio sarà completato con un sistema di 

segnalazione manuale costituito da pulsanti di allarme disposti nel modo di seguito 

indicato. Il sistema manuale avrà le seguenti caratteristiche: 

 ogni punto di segnalazione manuale potrà essere raggiunto da ogni punto 

dell’edificio con un percorso non maggiore di mt. 40; 

  alcuni dei punti manuali di segnalazione previsti saranno installati lungo le vie 

di uscita; 

 i punti manuali di segnalazione saranno installati in posizione chiaramente 

visibile e facilmente accessibile, ad un'altezza compresa tra mt. 1 e 1.4. 

 i punti manuali di segnalazione saranno protetti contro l'azionamento 

accidentale, i danni meccanici e la corrosione; 

 in caso di azionamento, sarà facilmente individuabile, mediante allarme ottico e 

acustico sul posto il punto manuale di segnalazione azionato; 

 in corrispondenza di ciascun punto manuale di segnalazione saranno riportate in 

modo chiaro e facilmente intellegibile le istruzioni per l'uso; 

 essendo prevista la installazione sottovetro, sarà reso disponibile, un martelletto 

per la rottura del vetro. 

3.5 ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE 

INCENDI E ALLARME 
 

Il sistema di rivelazione sarà dotato di 2 fonti di alimentazione di energia elettrica, 

primaria e secondaria, ciascuna delle quali in grado di assicurare da sola il corretto 

funzionamento dell'intero sistema.  

L'alimentazione primaria sarà derivata dalla rete di distribuzione pubblica. 

L'alimentazione secondaria, sarà costituita da una batteria di accumulatori elettrici. Nel caso 

in cui l'alimentazione primaria vada fuori servizio, l'alimentazione secondaria la sostituirà 

automaticamente in un tempo non maggiore di 15 secondi. Al ripristino dell'alimentazione 

primaria, questa sostituirà nell'alimentazione del sistema la secondaria. L'alimentazione 

primaria del sistema, costituita dalla rete principale, sarà effettuata tramite una linea 

esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, di manovra e 

di protezione. L'alimentazione secondaria sarà in grado di assicurare il corretto 
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funzionamento dell'intero sistema ininterrottamente per almeno 72 ore, nonché il 

contemporaneo funzionamento dei segnalatori di allarme interno ed esterno (qualora

vengano installati) per almeno 30 minuti a partire dall'emissione degli allarmi stessi.  

I cavi di collegamento a detta alimentazione avranno le seguenti caratteristiche: 

 percorso indipendente da altri circuiti elettrici e, in particolare, da quello 

dell'alimentazione primaria; 

 resistenza all'incendio secondo la CEI 20-36; 

 le batterie saranno installate il più vicino possibile alla centrale di controllo e 

segnalazione, ma non nello stesso locale; 

 il locale dove sono collocate le batterie sarà ventilato adeguatamente ed avrà 

caratteristiche di sicurezza simili a quelle del locale contenente la centrale di controllo e 

segnalazione; 

 sarà consentita la manutenzione in loco delle apparecchiature installate nel 

locale batterie; 

  il gruppo di ricarica delle batterie sarà di tipo automatico ed in grado di riportare 

le batterie, qualunque sia la loro condizione di carica, in non più di 24 h ad almeno l'80% 

della loro capacità nominale. 
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4 IMPIANTO GAS MEDICALI 

 

4.1 PREMESSA 
 

Gli impianti previsti sono; 

a)impianto centralizzato di distribuzione protossido di azoto; 

b)impianto centralizzato di distribuzione ossigeno terapeutico; 

c)impianto centralizzato di distribuzione aspirazione endocavitaria; 

d)impianto centralizzato di distribuzione aria compressa medicale ad alta e bassa 

pressione; 

e)impianto evacuazione gas anestetici. 

 

L’alimentazione di tutti gli impianti suddetti, ad eccezion fatta per l’impianto di 

evacuazione gas anestetici, verrà garantita dalle reti centralizzate esistenti a servizio di tutto 

il complesso ospedaliero con prelievo dalle montanti esistenti ai vari piani, oggetto 

dell’intervento. 

Le reti esistenti dovranno garantire i valori di portata e di pressione, posti a base della 

progettazione, necessari al corretto funzionamento degli apparecchi erogatori. 

 

 

4.2 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE 

PROTOSSIDO D’AZOTO 
 

L’impianto centralizzato di distribuzione protossido d’azoto diparte dalla montante 

esistente, e va ad alimentare le prese utenze previste nella sala operatoria, così come indicato 

nei grafici di progetto 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due 

prese a muro ausiliarie. 

nella sala preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei 

due letti presenti; 
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Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di 

dispositivo automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas 

all’atto del disinserimento degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di 

utilizzo, due gruppi di riduzione di secondo stadio in parallelo, dotati di valvole di 

intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi. I riduttori sono inseriti in un quadro 

sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri 

gas, su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas, e che consente il controllo delle 

pressioni, attraverso opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie 

e gli allarmi. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di 

intercettazione per interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione 

generale, prevista subito a valle dello stacco dalla montante esistente, correrà parallelamente 

a quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a 

valle del riduttore a 4,5÷5,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera 

in vista nei percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle 

prese con le giunzioni effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita 

per capillarità con materiale d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad 

evitare erronei collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno 

contrassegnate con i colori distintivi convenzionali e porteranno anche il nome del gas 

contenuto. 

4.3 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE 

OSSIGENO TERAPEUTICO 
 

L’impianto centralizzato di distribuzione protossido d’azoto diparte dalla montante 

esistente, e va ad alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come indicato nei 

grafici di progetto 

L’utilizzo del gas si rende in generale necessario: 

nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 
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nelle degenze; 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due 

prese a muro ausiliarie. 

nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei 

due letti; 

nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di 

dispositivo automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas 

all’atto del disinserimento degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese 

relative a reparti particolari, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, 

i gruppi riduzione di secondo stadio, dotati di valvole di intercettazione sulla rete, a monte e 

a valle di questi, in modo tale da poter escludere la singola diramazione senza bloccare tutto 

l’impianto. I gruppi sono inseriti in un unico quadro multiplo contenente anche i complessi 

di riduzione e controllo della pressione degli altri gas (aspirazione e aria compressa). 

A valle di ogni gruppo di riduzione è collegato un pressostato per la segnalazione di 

anomalie sulla rete secondaria a valle dei riduttori a mezzo di un dispositivo di segnalazione 

acustico-luminoso installato in un locale presidiato di ogni singolo reparto. I pressostati sono 

inseriti in un unico quadro contenente i pressostati relativi agli altri gas e il vuotostato per la 

linea di aspirazione. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di 

intercettazione per interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali i gruppi operatori e la 

terapia intensiva, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due gruppi 

di riduzione di secondo stadio in parallelo, dotati di valvole di intercettazione sulla rete a 

monte e a valle di questi. Il tutto è inserito in un quadro sinottico, comprendente anche i 

complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas, su cui è riportato lo schema 

fluido di ciascun gas e che consente il controllo delle pressioni, attraverso opportuni 

segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie e gli allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione 

generale, prevista subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a 

quelle degli altri gas. 
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La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a 

valle del riduttore a 4,5÷5,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera 

in vista nei percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle 

prese con  le giunzioni effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita 

per capillarità con materiale d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad 

evitare erronei collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno 

contrassegnate con i colori distintivi convenzionali e porteranno anche il nome del gas 

contenuto. 

4.4 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ASPIRAZIONE 

ENDOCAVITARIA 

L’impianto centralizzato di distribuzione aspirazione endocavitaria diparte dalla 

montante esistente, e va ad alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come 

indicato nei grafici di progetto 

L’utilizzo dell’impianto si rende necessario: 

nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due 

prese a muro ausiliarie. 

nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei 

due letti; 

nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di 

dispositivo automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas 

all’atto del disinserimento degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese 

relative a reparti particolari, è stato previsto, per il controllo della pressione di utilizzo, un 

vuotometro con valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi, in modo tale 

da poter escludere la singola diramazione senza bloccare tutto l’impianto. Il vuotometro è 

inserito in un unico quadro multiplo contenente anche i complessi di riduzione e controllo 

della pressione degli altri gas (ossigeno e aria compressa). 
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A valle del vuotometro è collegato un pressostato per la segnalazione di anomalie sulla 

rete secondaria a valle dello stesso a mezzo di un dispositivo di segnalazione acustico-

luminoso installato in un locale presidiato di ogni singolo reparto. Il vuotostato è inserito in 

un unico quadro contenente i pressostati relativi agli altri gas. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di 

intercettazione per interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali il gruppi operatorio , 

sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due linee in parallelo, dotate 

di vuotometro e  di valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di questo. Il tutto è 

inserito in un quadro sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e controllo 

della pressione degli altri gas, su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas e che 

consente il controllo delle pressioni, attraverso opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte 

le segnalazioni necessarie e gli allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione 

generale, prevista subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a 

quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista in partenza dalla rete principale alla pressione 

di 700 mmHg; alle prese la pressione non è inferiore a 550 mmHg. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera 

in vista nei percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle 

prese con  le giunzioni effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita 

per capillarità con materiale d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad 

evitare erronei collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno 

contrassegnate con i colori distintivi convenzionali e porteranno anche il nome del gas 

contenuto. 
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4.5 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE ARIA 

COMPRESSA TERAPEUTICA 
 

L’impianto centralizzato di distribuzione aria compressa terapeutica diparte dalla 

montante esistente, e va ad alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come 

indicato nei grafici di progetto 

L’utilizzo dell’impianto si rende necessario: 

nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due 

prese a muro ausiliarie. 

nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei 

due letti; 

nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

Nelle sale operatorie, inoltre, è stata prevista anche l’erogazione di aria compressa ad 

alta pressione per eventuali strumenti pneumatici; pertanto sono stati previsti i seguenti punti 

di utilizzo: 

due predisposizioni rispettivamente per l'alimentazione dell’ alettone pensile del 

chirurgo e dell'anestesista ed una presa a muro ausiliaria sia dal lato del chirurgo che 

dell’anestesista; 

una presa nella sub-sterilizzazione. 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di 

dispositivo automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas 

all’atto del disinserimento degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese 

relative a reparti particolari, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, 

i gruppi riduzione di secondo stadio, dotati di valvole di intercettazione sulla rete, a monte e 

a valle di questi, in modo tale da poter escludere la singola diramazione senza bloccare tutto 

l’impianto. I gruppi sono inseriti in un unico quadro multiplo contenente anche i complessi 

di riduzione e controllo della pressione degli altri gas (aspirazione e aria compressa). 

A valle di ogni gruppo di riduzione è collegato un pressostato per la segnalazione di 

anomalie sulla rete secondaria a valle dei riduttori a mezzo di un dispositivo di segnalazione 

acustico-luminoso installato in un locale presidiato di ogni singolo reparto. I pressostati sono 
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inseriti in un unico quadro contenente i pressostati relativi agli altri gas e il vuotostato per la 

linea di aspirazione. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di 

intercettazione per interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali i gruppi operatori e la 

terapia intensiva, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due gruppi 

di riduzione di secondo stadio in parallelo, per la distribuzione a bassa pressione e due per 

quella ad alta pressione ( entrambi derivati dall’unica montante prevista), dotati di valvole di 

intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi. Il tutto è inserito in un quadro sinottico, 

comprendente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas, e su 

cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas, che consente il controllo delle pressioni, 

attraverso opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie e gli 

allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione 

generale, prevista subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a 

quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a 

valle del riduttore per le utenze a nassa pressione a 4,5÷5,0 bar, per le utenze ad alta 

pressione ad 6,5 ÷ 7,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera 

in vista nei percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle 

prese con  le giunzioni effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita 

per capillarità con materiale d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad 

evitare erronei collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno 

contrassegnate con i colori distintivi convenzionali e porteranno anche il nome del gas 

contenuto. 
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4.6 IMPIANTO DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI 
 

Nel reparto operatorio è stato previsto un sistema di evacuazione dei gas anestetici che 

elimina i gas inquinanti direttamente alla fonte. 

Le prese sono previste nella sala operatoria, nella sala risveglio e nella sala preparazione 

pazienti. 

In sala operatoria i gas inquinanti, provenienti dallo scarico dei gas in eccesso 

dell'apparecchio di anestesia e dallo scarico va e vieni della maschera vengono convogliati 

in un unico punto che collegato all'impianto di aspirazione espelle all'esterno detti gas. 

Per evitare che si verifichi alcuna modificazione respiratoria durante la fase di 

aspirazione dei gas in eccesso, tra l'uscita dell'espirato dell'apparecchio di anestesia e la 

presa di aspirazione collocata in sala operatoria, verrà interposta una valvola di sicurezza per 

le pressioni negative e positive. 

In sala operatoria i gas esalati dal paziente vengono aspirati tramite una maschera 

collegata ad una valvola supplementare montata sulla torretta. 

In sala risveglio un braccio mobile terminante con una coppetta circolare che viene 

avvicinata alla bocca del paziente raccoglie i gas esalati e li convoglia all'esterno tramite 

l'impianto di aspirazione. 

E’ stata prevista una centralina di aspirazione. 

Tutta la rete di tubazioni è prevista in polipropilene. 
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5 CALCOLI 
 

     
RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 

 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000001 AMBULATORIO 44,0 20,00 3,00 132,03 565 921 1486 9,3 - 5,34 
000002 AMBULATORIO 45,4 20,00 3,00 136,08 577 950 1527 9,6 - 5,47 
000003 DISIMPEGNO 16,6 20,00 1,00 16,56 526 116 642 8,4 - 4,72 
000004 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000005 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000006 AMBULATORIO 41,0 20,00 3,00 123,12 708 859 1567 16,8 - 13,61 
000007 WC 7,0 20,00 10,00 69,60 239 486 725 3,9 - 1,03 
000008 WC 7,0 20,00 10,00 69,60 239 486 725 3,9 - 1,03 
000009 ANTIBAGNO 22,3 20,00 1,00 22,32 141 156 297 6,8 - 7,16 
000010 AMBULATORIO 45,1 20,00 3,00 135,27 558 944 1502 9,5 - 3,99 
000011 DISIMPEGNO 15,8 20,00 1,00 15,84 526 111 637 8,4 - 4,72 
000012 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000013 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000014 AMBULATORIO 44,6 20,00 3,00 133,65 682 933 1615 16,7 - 7,77 
000015 DISIMPEGNO 15,8 20,00 1,00 15,84 587 111 698 12,4 - 6,02 
000016 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 100 770 870 6,5 - 2,12 
000017 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 612 893 1505 10,9 - 4,59 
000018 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 261 452 713 4,0 - 2,75 
000019 ANTIBAGNO 7,9 20,00 1,00 7,92 0 55 55 0,0 - - 
000020 WC 6,7 20,00 10,00 67,20 243 469 712 4,0 - 1,07 
000021 ANTIBAGNO 7,2 20,00 1,00 7,20 0 50 50 0,0 - - 
000022 AMBULATORIO 58,3 20,00 3,00 174,96 1024 1221 2245 20,6 - 11,00 
000023 AMBULATORIO 61,6 20,00 3,00 184,68 617 1289 1906 9,4 - 5,00 
000024 SPOGLIATOIO 13,7 20,00 10,00 136,80 0 955 955 0,0 - - 
000025 SPOGLIATOIO 13,7 20,00 10,00 136,80 0 955 955 0,0 - - 
000026 AMBULATORIO 61,6 20,00 3,00 184,68 617 1289 1906 9,4 - 5,00 
000027 SPOGLIATOIO 13,9 20,00 10,00 139,20 0 971 971 0,0 - - 
000028 LAVORO INFERMIERI 57,0 20,00 2,00 113,94 1053 795 1848 20,6 - 11,00 
000029 SPOGL. INFERMIERI 13,9 20,00 10,00 139,20 0 971 971 0,0 - - 
000030 ANTIBAGNO 7,2 20,00 1,00 7,20 0 50 50 0,0 - - 
000031 WC 6,7 20,00 10,00 67,20 243 469 712 4,0 - 1,07 
000032 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 263 519 782 4,5 - 1,29 
000033 ANTIBAGNO 7,2 20,00 1,00 7,20 0 50 50 0,0 - - 
000034 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 612 893 1505 10,9 - 4,59 
000035 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 100 770 870 6,5 - 2,12 
000036 DISIMPEGNO 16,1 20,00 1,00 16,08 587 112 699 12,4 - 6,02 
000037 AMBULATORIO 44,6 20,00 3,00 133,65 683 933 1616 16,8 - 7,80 
000038 DISIMPEGNO 15,8 20,00 1,00 15,84 526 111 637 8,4 - 4,72 
000039 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000040 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000041 AMBULATORIO 45,1 20,00 3,00 135,27 573 944 1517 9,5 - 5,43 
000042 WC 7,0 20,00 10,00 69,60 252 486 738 3,9 - 2,23 
000043 WC 7,0 20,00 10,00 69,60 309 486 795 8,0 - 4,66 
000044 ANTIBAGNO 22,3 20,00 1,00 22,32 141 156 297 6,8 - 7,16 
000045 AMBULATORIO 41,3 20,00 3,00 123,93 744 865 1609 20,0 - 14,90 
000046 DISIMPEGNO 16,8 20,00 1,00 16,80 526 117 643 8,4 - 4,72 
000047 SPOGLIATOIO 11,3 20,00 10,00 112,80 0 787 787 0,0 - - 
000048 SPOGLIATOIO 10,1 20,00 10,00 100,80 0 703 703 0,0 - - 
000049 AMBULATORIO 45,4 20,00 3,00 136,08 577 950 1527 9,6 - 5,47 
000050 AMBULATORIO 44,0 20,00 3,00 132,03 565 921 1486 9,3 - 5,34 
000051 CUCINETTA 58,1 20,00 5,00 290,25 1363 2025 3388 33,5 - 20,09 
000052 CORRIDOIO 236,4 20,00 1,00 236,40 404 1650 2054 24,9 - 8,63 
000053 AMBULATORIO 44,0 20,00 3,00 132,03 821 921 1742 21,7 - 15,26 
000054 DISIMPEGNO 16,6 20,00 1,00 16,56 438 116 554 8,4 - 4,72 
000055 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000056 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000057 AMBULATORIO 44,6 20,00 3,00 133,65 474 933 1407 9,4 - 5,38 
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000058 AMBULATORIO 44,0 20,00 3,00 132,03 531 921 1452 11,2 - 4,71 
000059 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 208 519 727 4,2 - 1,16 
000060 SPOGLIATOIO 7,0 20,00 10,00 69,60 0 486 486 0,0 - - 
000061 ANTIBAGNO 13,4 20,00 1,00 13,44 58 94 152 3,8 - 1,24 
 

 
 

     
RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 

 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000062 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 191 452 643 3,7 - 0,94 
000063 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 283 519 802 8,3 - 3,70 
000064 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 581 893 1474 17,9 - 6,20 
000065 SPOGLIATOIO 7,0 20,00 10,00 69,60 64 486 550 4,1 - 1,34 
000066 DISIMPEGNO 15,8 20,00 10,00 158,40 502 1105 1607 12,5 - 6,05 
000067 AMBULATORIO 44,3 20,00 3,00 132,84 546 927 1473 14,0 - 6,89 
000068 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000069 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000070 DISIMPEGNO 15,6 20,00 1,00 15,60 438 109 547 8,4 - 4,72 
000071 AMBULATORIO 40,2 20,00 3,00 120,69 610 842 1452 19,9 - 8,21 
000072 ATTESA 245,2 20,00 2,30 563,87 3761 3935 7696 110,5 - 55,18 
000073 SEGRETERIA 27,0 20,00 2,00 54,00 271 377 648 10,0 - 10,52 
000074 SEGRETERIA 27,0 20,00 2,00 54,00 271 377 648 10,0 - 10,52 
000075 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 659 893 1552 19,8 - 7,49 
000076 CORRIDOIO 129,1 20,00 1,00 129,12 365 901 1266 20,5 - 11,74 
000077 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000078 SPOGLIATOIO 11,0 20,00 10,00 110,40 0 770 770 0,0 - - 
000079 DISIMPEGNO 15,8 20,00 1,00 15,84 438 111 549 8,4 - 4,72 
000080 AMBULATORIO 44,6 20,00 3,00 133,65 587 933 1520 16,7 - 7,77 
000081 SPOGLIATOIO 10,8 20,00 10,00 108,00 113 754 867 7,3 - 2,38 
000082 DISIMPEGNO 15,8 20,00 1,00 15,84 499 111 610 12,4 - 6,02 
000083 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 549 893 1442 18,5 - 7,13 
000084 ANTIBAGNO 13,4 20,00 1,00 13,44 60 94 154 3,9 - 1,27 
000085 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 285 519 804 8,5 - 3,76 
000086 WC 6,2 20,00 10,00 62,40 185 435 620 3,5 - 0,86 
000087 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 222 536 758 4,3 - 2,40 
000088 AMBULATORIO 42,7 20,00 3,00 127,98 518 893 1411 10,9 - 4,59 
000089 AMBULATORIO 44,6 20,00 3,00 133,65 474 933 1407 9,4 - 5,38 
000090 DISIMPEGNO 16,6 20,00 1,00 16,56 438 116 554 8,4 - 4,72 
000091 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000092 SPOGLIATOIO 10,6 20,00 10,00 105,60 0 737 737 0,0 - - 
000093 AMBULATORIO 44,0 20,00 3,00 132,03 794 921 1715 20,9 - 14,92 
000094 CORRIDOIO 236,4 20,00 1,00 236,40 362 1650 2012 22,4 - 7,67 
000095 SPOGLIATOIO 7,0 20,00 10,00 69,60 0 486 486 0,0 - - 

 
  2918,2   9597,9 34939 66978 101917 862,3 - 449,12 
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DISPERSIONI DELL'EDIFICIO RIPARTITE PER STRUTTURA 
 
Le dispersioni sono espresse in (W) e non tengono conto di eventuali maggiorazioni 
 
Codice Ucd Area N N E E S E S S O O N O T OR Altro Totale 
 W/m²K (m²)  

 
1      1,5270 319 5226 - 1077 - 3964 - 545 - - - - 10812 
2      2,5080 46 1404 - 126 - 885 - 122 - - - - 2537 
4      2,3460 108 - - - - - - - - - - 2400 2400 
5      1,7570 141 - - - - - - - - - - 2050 2050 
6      1,2660 59 - - - - - - - - - - 599 599 
7      1,5100 24 - - - - - - - - - - 326 326 
3      3,5718 165 6712 - 509 - 5330 - 487 - - - - 13038 

 
Totali  862 13342  1712  10179  1154    5375 31762 
 

 
     

 
TOTALI ZONE/IMPIANTO 

 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
1 1 AMBULATORI 2918,2 31762 3177 0 66978 60274 41643 
  COLLEGAMENTO 2918,2 31762 3177 0 66978 60274 41643 

 
 
   2918,2 31762 3177 0 66978 60274 41643 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 

 
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE VOLUMICO DI PROGETTO (UNI 10379) 

 
Potenza termica dispersa per trasmissione (W) : 34939 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura esterna minima di progetto (°C) : 0,00 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
 

 
SELEZIONE DEL METODO DI CALCOLO (UNI 10379) 

 
Area equivalente soleggiata dell'edificio (m²) : 95,65 
Irradianza media stagionale sul piano orizzontale (W/m²) : 104,00 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Apporti interni (W/m³) : 0,00 
Indice volumico degli apporti gratuiti (W/m³) : 0,000 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
Numero di volumi d'aria ricambiati (val. medio 24h) (n/h) : 3,79 
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Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Indice volumico delle dispersioni (W/m³) : 0,000 
 
Indice degli apporti / indice delle dispersioni  : - 
 
Metodo di calcolo selezionato (UNI 10379)  :   
 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE (UNI 10379 4.1.2.3) 
 
Rendimento di emissione  : 0,0000 
Rendimento di regolazione  : 0,0000 
Rendimento di distribuzione  : 0,0000 
Rendimento di produzione  : 0,0000 
 
Rendimento globale medio stagionale  : 0,0000 
 
 
 
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (UNI 10379 4.) 
 
Fabbisogno convenzionale di energia primaria (kJ) : 0 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Numero di giorni del periodo di riscaldamento  : 137 
Volume dell'edificio (m³) : 0,00 
 
Fabbisogno energetico normalizzato, FEN (kJ/m³·g·K) : 0,00 
 
 
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
 
VALORI LIMITE IMPIANTO (D.M. 30 luglio 1986 - UNI 10379) 
 
Gradi giorno della località  : 1034 
Cd per S/V <= 0.2 (W/m³·K) : 0,453 
Cd per S/V >= 0.9 (W/m³·K) : 0,988 
V = Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
S = Superficie disperdente che delimita il volume V (m²) : 0,00 
Rapporto S/V (1/m) : 0,000 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
 
Potenza utile nominale  (kW) : 0,000 
Rendimento globale medio stagionale, ng (%) : 0,00 
 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
Numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (1/h) : 0,00 
Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti  : 0,000 
Irradianza media solare stagionale (W/m²) : 104,00 
Differenza fra la temperatura interna supposta costante 
e quella dell'aria esterna media stagionale (K) : 0,00 
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Apporti gratuiti interni (W/m³) : 0,00 
Rendimento globale medio nel periodo di riscaldamento (%) : 0,0000 
Fabbisogno energetico normalizzato, FENlim (KJ/m³·giorno·K) : 0,00 

 
DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 

 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 AMBULATORI 15 50 0 42 50 1515 207 1607 257 1864 0,8621 
000002 AMBULATORI 15 49 0 43 52 1525 207 1617 259 1876 0,8620 
000003 DISIMPEGNO   15 52 0 16 19 69 0 137 19 156 0,8782 
000004 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000005 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000006 AMBULATORI 18 137 0 29 47 1493 207 1659 254 1913 0,8672 
000007 WC                    15 27 0 7 8 90 41 124 49 173 0,7172 
000008 WC                    15 27 0 7 8 90 41 124 49 173 0,7172 
000009 ANTIBAGNO     15 48 0 21 26 415 82 484 108 592 0,8176 
000010 AMBULATORI 15 50 0 43 52 1523 207 1616 259 1875 0,8619 
000011 DISIMPEGNO   15 52 0 15 18 66 0 133 18 151 0,8808 
000012 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000013 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000014 AMBULATORI 18 118 0 32 51 1519 207 1669 258 1927 0,8661 
000015 DISIMPEGNO   18 101 0 11 18 66 0 178 18 196 0,9080 
000016 SPOGLIATOIO  15 34 0 10 13 307 41 351 54 405 0,8667 
000017 AMBULATORI 15 70 0 40 49 1505 207 1615 256 1871 0,8632 
000018 WC                    15 26 0 6 7 88 41 120 48 168 0,7145 
000019 ANTIBAGNO     15 0 0 7 9 294 41 301 50 351 0,8575 
000020 WC                    15 27 0 6 8 89 41 122 49 171 0,7135 
000021 ANTIBAGNO     15 0 0 7 8 291 41 298 49 347 0,8588 
000022 AMBULATORI 21 150 0 11 67 1621 207 1782 274 2056 0,8667 
000023 AMBULATORI 15 72 0 58 71 1645 207 1775 278 2053 0,8646 
000024 SPOGLIATOIO  15 0 0 13 16 318 41 331 57 388 0,8531 
000025 SPOGLIATOIO  15 0 0 13 16 318 41 331 57 388 0,8531 
000026 AMBULATORI 15 72 0 58 71 1645 207 1775 278 2053 0,8646 
000027 SPOGLIATOIO  15 0 0 13 16 319 41 332 57 389 0,8535 
000028 LAVORO INFE 15 149 0 54 65 1048 138 1251 203 1454 0,8604 
000029 SPOGL. INFER 15 0 0 13 16 319 41 332 57 389 0,8535 
000030 ANTIBAGNO     15 0 0 7 8 291 41 298 49 347 0,8588 
000031 WC                    15 27 0 6 8 89 41 122 49 171 0,7135 
000032 WC                    15 26 0 7 9 92 41 125 50 175 0,7144 
000033 ANTIBAGNO     15 0 0 7 8 291 41 298 49 347 0,8588 
000034 AMBULATORI 15 70 0 40 49 1505 207 1615 256 1871 0,8632 
000035 SPOGLIATOIO  15 34 0 10 13 307 41 351 54 405 0,8667 
000036 DISIMPEGNO   18 101 0 11 18 67 0 179 18 197 0,9085 
000037 AMBULATORI 18 119 0 32 51 1519 207 1670 258 1928 0,8662 
000038 DISIMPEGNO   15 52 0 15 18 66 0 133 18 151 0,8808 
000039 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000040 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000041 AMBULATORI 15 50 0 43 52 1523 207 1616 259 1875 0,8618 
000042 WC                    15 27 0 7 8 90 41 124 49 173 0,7161 
000043 WC                    18 59 0 5 8 90 41 154 49 203 0,7582 
000044 ANTIBAGNO     15 48 0 21 26 415 82 484 108 592 0,8176 
000045 AMBULATORI 18 149 0 29 47 1495 207 1673 254 1927 0,8682 
000046 DISIMPEGNO   15 52 0 16 19 70 0 138 19 157 0,8790 
000047 SPOGLIATOIO  15 0 0 11 13 308 41 319 54 373 0,8552 
000048 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 303 41 313 53 366 0,8552 
000049 AMBULATORI 15 49 0 43 52 1525 207 1617 259 1876 0,8620 
000050 AMBULATORI 15 50 0 42 50 1515 207 1607 257 1864 0,8621 
000051 CUCINETTA      15 246 0 55 67 1682 276 1983 343 2326 0,8525 
000052 CORRIDOIO     15 125 0 224 271 985 0 1334 271 1605 0,8312 
000053 AMBULATORI 15 191 0 42 50 1515 207 1748 257 2005 0,8718 
000054 DISIMPEGNO   17 94 0 13 19 69 0 176 19 195 0,9027 
000055 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000056 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000057 AMBULATORI 17 101 0 35 51 1519 207 1655 258 1913 0,8652 
000058 AMBULATORI 17 115 0 35 50 1515 207 1665 257 1922 0,8663 
000059 WC                    17 45 0 6 9 292 41 343 50 393 0,8728 
000060 SPOGLIATOIO  15 0 0 7 8 290 41 297 49 346 0,8584 
000061 ANTIBAGNO     15 20 0 13 15 378 82 411 97 508 0,8091 
000062 WC                    17 42 0 5 7 88 41 135 48 183 0,7372 
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000063 WC                    13 83 0 5 9 92 41 180 50 230 0,7826 
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DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 
 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000064 AMBULATORI 13 170 0 29 49 1505 207 1704 256 1960 0,8694 
000065 SPOGLIATOIO  15 22 0 7 8 290 41 319 49 368 0,8668 
000066 DISIMPEGNO   13 145 0 11 18 66 0 222 18 240 0,9250 
000067 AMBULATORI 15 137 0 42 51 1517 207 1696 258 1954 0,8680 
000068 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000069 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000070 DISIMPEGNO   17 94 0 12 18 65 0 171 18 189 0,9049 
000071 AMBULATORI 15 165 0 38 46 1487 207 1690 253 1943 0,8698 
000072 ATTESA            15 1070 0 232 281 2067 779 3369 1060 4429 0,7607 
000073 SEGRETERIA   15 70 0 26 31 1326 138 1422 169 1591 0,8938 
000074 SEGRETERIA   15 70 0 26 31 1326 138 1422 169 1591 0,8938 
000075 AMBULATORI 15 177 0 40 49 1505 207 1722 256 1978 0,8706 
000076 CORRIDOIO     15 107 0 122 148 538 0 767 148 915 0,8383 
000077 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000078 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 13 307 41 317 54 371 0,8544 
000079 DISIMPEGNO   17 94 0 12 18 66 0 172 18 190 0,9054 
000080 AMBULATORI 15 151 0 42 51 1519 207 1712 258 1970 0,8690 
000081 SPOGLIATOIO  15 38 0 10 12 306 41 354 53 407 0,8698 
000082 DISIMPEGNO   13 144 0 11 18 66 0 221 18 239 0,9247 
000083 AMBULATORI 13 159 0 29 49 1505 207 1693 256 1949 0,8686 
000084 ANTIBAGNO     15 21 0 13 15 378 82 412 97 509 0,8094 
000085 WC                    13 84 0 5 9 92 41 181 50 231 0,7835 
000086 WC                    13 61 0 4 7 87 41 152 48 200 0,7600 
000087 WC                    17 48 0 6 9 293 41 347 50 397 0,8740 
000088 AMBULATORI 17 106 0 34 49 1505 207 1645 256 1901 0,8653 
000089 AMBULATORI 17 101 0 35 51 1519 207 1655 258 1913 0,8652 
000090 DISIMPEGNO   17 94 0 13 19 69 0 176 19 195 0,9027 
000091 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000092 SPOGLIATOIO  15 0 0 10 12 305 41 315 53 368 0,8560 
000093 AMBULATORI 15 199 0 42 50 1515 207 1756 257 2013 0,8723 
000094 CORRIDOIO     15 112 0 224 271 985 0 1321 271 1592 0,8298 
000095 SPOGLIATOIO  15 0 0 7 8 290 41 297 49 346 0,8584 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
 

     
DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 

 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
1 1 AMBULATORI 15 73654 12538 86192 0,8545 
  COLLEGAMENTO CE 15 73654 12538 86192 0,8545 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

     
 

DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 
 
IMPIANTO: 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000001 AMBULATORIO 44,0 15 1607 257 1864 0,8621 
000002 AMBULATORIO 45,4 15 1617 259 1876 0,8620 
000003 DISIMPEGNO 16,6 15 137 19 156 0,8782 
000004 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
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000005 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
000006 AMBULATORIO 41,0 18 1659 254 1913 0,8672 
000007 WC 7,0 15 124 49 173 0,7172 
000008 WC 7,0 15 124 49 173 0,7172 
000009 ANTIBAGNO 22,3 15 484 108 592 0,8176 
000010 AMBULATORIO 45,1 15 1616 259 1875 0,8619 
000011 DISIMPEGNO 15,8 15 133 18 151 0,8808 
000012 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000013 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000014 AMBULATORIO 44,6 18 1669 258 1927 0,8661 
000015 DISIMPEGNO 15,8 18 178 18 196 0,9080 
000016 SPOGLIATOIO 11,0 15 351 54 405 0,8667 
000017 AMBULATORIO 42,7 15 1615 256 1871 0,8632 
000018 WC 6,5 15 120 48 168 0,7145 
000019 ANTIBAGNO 7,9 15 301 50 351 0,8575 
000020 WC 6,7 15 122 49 171 0,7135 
000021 ANTIBAGNO 7,2 15 298 49 347 0,8588 
000022 AMBULATORIO 58,3 21 1782 274 2056 0,8667 
000023 AMBULATORIO 61,6 15 1775 278 2053 0,8646 
000024 SPOGLIATOIO 13,7 15 331 57 388 0,8531 
000025 SPOGLIATOIO 13,7 15 331 57 388 0,8531 
000026 AMBULATORIO 61,6 15 1775 278 2053 0,8646 
000027 SPOGLIATOIO 13,9 15 332 57 389 0,8535 
000028 LAVORO INFERMIERI 57,0 15 1251 203 1454 0,8604 
000029 SPOGL. INFERMIERI 13,9 15 332 57 389 0,8535 
000030 ANTIBAGNO 7,2 15 298 49 347 0,8588 
000031 WC 6,7 15 122 49 171 0,7135 
000032 WC 7,4 15 125 50 175 0,7144 
000033 ANTIBAGNO 7,2 15 298 49 347 0,8588 
000034 AMBULATORIO 42,7 15 1615 256 1871 0,8632 
000035 SPOGLIATOIO 11,0 15 351 54 405 0,8667 
000036 DISIMPEGNO 16,1 18 179 18 197 0,9085 
000037 AMBULATORIO 44,6 18 1670 258 1928 0,8662 
000038 DISIMPEGNO 15,8 15 133 18 151 0,8808 
000039 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000040 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000041 AMBULATORIO 45,1 15 1616 259 1875 0,8618 
000042 WC 7,0 15 124 49 173 0,7161 
000043 WC 7,0 18 154 49 203 0,7582 
000044 ANTIBAGNO 22,3 15 484 108 592 0,8176 
000045 AMBULATORIO 41,3 18 1673 254 1927 0,8682 
000046 DISIMPEGNO 16,8 15 138 19 157 0,8790 
000047 SPOGLIATOIO 11,3 15 319 54 373 0,8552 
000048 SPOGLIATOIO 10,1 15 313 53 366 0,8552 
000049 AMBULATORIO 45,4 15 1617 259 1876 0,8620 
000050 AMBULATORIO 44,0 15 1607 257 1864 0,8621 
000051 CUCINETTA 58,1 15 1983 343 2326 0,8525 
000052 CORRIDOIO 236,4 15 1334 271 1605 0,8312 
000053 AMBULATORIO 44,0 15 1748 257 2005 0,8718 
000054 DISIMPEGNO 16,6 17 176 19 195 0,9027 
000055 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
000056 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
000057 AMBULATORIO 44,6 17 1655 258 1913 0,8652 
000058 AMBULATORIO 44,0 17 1665 257 1922 0,8663 
000059 WC 7,4 17 343 50 393 0,8728 
000060 SPOGLIATOIO 7,0 15 297 49 346 0,8584 
000061 ANTIBAGNO 13,4 15 411 97 508 0,8091 
000062 WC 6,5 17 135 48 183 0,7372 
000063 WC 7,4 13 180 50 230 0,7826 
 

    
 

DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 
 
IMPIANTO: 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000064 AMBULATORIO 42,7 13 1704 256 1960 0,8694 
000065 SPOGLIATOIO 7,0 15 319 49 368 0,8668 
000066 DISIMPEGNO 15,8 13 222 18 240 0,9250 
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000067 AMBULATORIO 44,3 15 1696 258 1954 0,8680 
000068 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000069 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000070 DISIMPEGNO 15,6 17 171 18 189 0,9049 
000071 AMBULATORIO 40,2 15 1690 253 1943 0,8698 
000072 ATTESA 245,2 15 3369 1060 4429 0,7607 
000073 SEGRETERIA 27,0 15 1422 169 1591 0,8938 
000074 SEGRETERIA 27,0 15 1422 169 1591 0,8938 
000075 AMBULATORIO 42,7 15 1722 256 1978 0,8706 
000076 CORRIDOIO 129,1 15 767 148 915 0,8383 
000077 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000078 SPOGLIATOIO 11,0 15 317 54 371 0,8544 
000079 DISIMPEGNO 15,8 17 172 18 190 0,9054 
000080 AMBULATORIO 44,6 15 1712 258 1970 0,8690 
000081 SPOGLIATOIO 10,8 15 354 53 407 0,8698 
000082 DISIMPEGNO 15,8 13 221 18 239 0,9247 
000083 AMBULATORIO 42,7 13 1693 256 1949 0,8686 
000084 ANTIBAGNO 13,4 15 412 97 509 0,8094 
000085 WC 7,4 13 181 50 231 0,7835 
000086 WC 6,2 13 152 48 200 0,7600 
000087 WC 7,7 17 347 50 397 0,8740 
000088 AMBULATORIO 42,7 17 1645 256 1901 0,8653 
000089 AMBULATORIO 44,6 17 1655 258 1913 0,8652 
000090 DISIMPEGNO 16,6 17 176 19 195 0,9027 
000091 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
000092 SPOGLIATOIO 10,6 15 315 53 368 0,8560 
000093 AMBULATORIO 44,0 15 1756 257 2013 0,8723 
000094 CORRIDOIO 236,4 15 1321 271 1592 0,8298 
000095 SPOGLIATOIO 7,0 15 297 49 346 0,8584 

 
Totali  2918,2 15 73654 12538 86192 0,8545 
 
Nota: I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di locale o di impianto. 
 

 
     

 
ANDAMENTO ORARIO DELLE POTENZE ESTIVE DELL'IMPIANTO 

 
 
Codice impianto: 1  COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
 Ora Trasm. Irragg. Infiltrazioni Altri Carichi Totali 

 
 
    Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qtot R=Qs/Qt 
  W W W W W W W W W 

 
 1 2163 0 -785 3348 64337 9190 65715 12538 78253 0,8398 
 2 1814 0 -785 3348 64337 9190 65366 12538 77904 0,8391 
 3 1594 0 -785 3348 64337 9190 65146 12538 77684 0,8386 
 4 1487 0 -785 3348 64337 9190 65039 12538 77577 0,8384 
 5 1137 0 -785 3348 64337 9190 64689 12538 77227 0,8376 
 6 1517 0 -785 3348 64337 9190 65069 12538 77607 0,8384 
 7 1396 0 -785 3348 64337 9190 64948 12538 77486 0,8382 
 8 1264 0 -785 3348 64337 9190 64816 12538 77354 0,8379 
 9 2046 0 -282 3348 64337 9190 66101 12538 78639 0,8406 
 10 2841 0 237 3348 64337 9190 67415 12538 79953 0,8432 
 11 3899 0 804 3348 64337 9190 69040 12538 81578 0,8463 
 12 4750 0 1373 3348 64337 9190 70460 12538 82998 0,8489 
 13 5537 0 1954 3348 64337 9190 71828 12538 84366 0,8514 
 14 6048 0 2533 3348 64337 9190 72918 12538 85456 0,8533 
 15 6556 0 2761 3348 64337 9190 73654 12538 86192 0,8545 
 16 6523 0 2533 3348 64337 9190 73393 12538 85931 0,8541 
 17 6668 0 2303 3348 64337 9190 73308 12538 85846 0,8539 



44 
01803.10249.04.06.00000E0.E.000.FMC.ac 

 18 6611 0 2069 3348 64337 9190 73017 12538 85555 0,8535 
 19 5887 0 1591 3348 64337 9190 71815 12538 84353 0,8514 
 20 5519 0 1104 3348 64337 9190 70960 12538 83498 0,8498 
 21 5044 0 523 3348 64337 9190 69904 12538 82442 0,8479 
 22 4338 0 -43 3348 64337 9190 68632 12538 81170 0,8455 
 23 3235 0 -609 3348 64337 9190 66963 12538 79501 0,8423 
 24 2036 0 -1196 3348 64337 9190 65177 12538 77715 0,8387 
 
 
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO CENTRALE ESISTENTE 
 
 
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO 
 
Coefficiente di dispersione volumico (W/m³·K) : 0,000 
Coefficiente di dispersione volumico limite (W/m³·K) : 0,000 
Verifica: positiva 
 
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00 
Rendimento globale medio stagionale minimo (%) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Fabbisogno energetico normalizzato (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Fabbisogno energetico normalizzato limite (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Portata totale dell'aria di ricambio (G) (m³/h) : 9597,86 
Numero di ore annue di funzionamento (M) ventilazione  : 3288 
Non è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell'aria (D.P.R. 412 art.5 c.13). 
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RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 

 
Impianto termico : 1 centrale termofrigorifera esistente 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000001 CUCINETTA 54,8 20,00 5,00 274,05 1336 1912 3248 32,1 - 21,89 
000002 FILTRO 23,2 20,00 4,00 92,88 173 648 821 7,3 - 4,95 
000003 OPEN - SPACE 921,2 22,00 3,00 2763,72 9354 21214 30568 167,4 - 97,74 
000004 ANTIBAGNO 18,5 20,00 1,00 18,48 0 129 129 0,0 - - 
000005 WC 5,5 20,00 10,00 55,20 205 385 590 4,1 - 1,11 
000006 WC 5,0 20,00 10,00 50,40 199 352 551 3,8 - 1,47 
000007 WC 5,0 20,00 10,00 50,40 206 352 558 3,8 - 2,19 
000008 ANTIBAGNO 19,2 20,00 1,00 19,20 364 134 498 13,0 - 4,87 
000009 LAVORO INFERMIERI 41,9 20,00 2,00 83,70 755 584 1339 20,8 - 13,99 
000010 ANTIBAGNO 28,8 20,00 1,00 28,80 298 201 499 8,8 - 6,25 
000011 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 0 452 452 0,0 - - 
000012 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 0 536 536 0,0 - - 
000013 WC 5,3 20,00 10,00 52,80 233 368 601 4,3 - 3,60 
000014 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 32 285 317 2,9 - 1,17 
000015 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 247 285 532 5,1 - 1,54 
000016 ANTIBAGNO 28,8 20,00 1,00 28,80 234 201 435 3,8 - 0,99 
000017 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 0 452 452 0,0 - - 
000018 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 0 536 536 0,0 - - 
000019 WC 5,3 20,00 10,00 52,80 280 368 648 4,3 - 3,60 
000020 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 285 285 570 5,1 - 1,54 
000021 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 0 285 285 0,0 - - 
000022 ANTIBAGNO 8,2 20,00 1,00 8,16 0 57 57 0,0 - - 
000023 WC 7,2 20,00 10,00 72,00 267 502 769 4,6 - 1,33 
000024 WC 7,2 20,00 10,00 72,00 207 502 709 3,1 - 0,69 
000025 ANTIBAGNO 8,2 20,00 1,00 8,16 0 57 57 0,0 - - 
000026 ATTESA 240,0 20,00 2,20 528,07 3992 3685 7677 120,9 - 65,42 
000027 SEGRETERIA 27,8 20,00 2,00 55,62 585 388 973 21,6 - 22,73 
000028 SEGRETERIA 27,8 20,00 2,00 55,62 585 388 973 21,6 - 22,73 
000029 PREPARAZIONE CHEMIO 104,0 20,00 2,00 207,90 0 1451 1451 0,0 - - 
000030 STUDIO MEDICO 32,1 20,00 2,00 64,26 953 448 1401 18,6 - 10,14 
000031 STUDIO MEDICO 38,9 20,00 2,00 77,76 570 543 1113 8,6 - 3,21 
000032 STUDIO MEDICO 38,9 20,00 2,00 77,76 570 543 1113 8,6 - 3,21 
000033 STUDIO MEDICO 32,1 20,00 2,00 64,26 977 448 1425 18,6 - 10,14 
000034 ANTIBAGNO 8,2 20,00 1,00 8,16 0 57 57 0,0 - - 
000035 WC 7,2 20,00 10,00 72,00 267 502 769 4,6 - 1,33 
000036 WC 7,2 20,00 10,00 72,00 207 502 709 3,1 - 0,69 
000037 ANTIBAGNO 8,2 20,00 1,00 8,16 0 57 57 0,0 - - 
000038 DISIMPEGNO 178,3 20,00 1,00 178,32 598 1244 1842 26,9 - 16,51 
000039 ANTIBAGNO 28,8 20,00 1,00 28,80 298 201 499 8,8 - 6,25 
000040 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 32 285 317 2,9 - 1,17 
000041 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 244 285 529 5,1 - 1,54 
000042 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 0 452 452 0,0 - - 
000043 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 0 536 536 0,0 - - 
000044 WC 5,3 20,00 10,00 52,80 233 368 601 4,3 - 3,60 
000045 ANTIBAGNO 28,8 20,00 1,00 28,80 234 201 435 3,8 - 0,99 
000046 WC 6,5 20,00 10,00 64,80 0 452 452 0,0 - - 
000047 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 0 536 536 0,0 - - 
000048 WC 5,3 20,00 10,00 52,80 280 368 648 4,3 - 3,60 
000049 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 285 285 570 5,1 - 1,54 
000050 WC 4,1 20,00 10,00 40,80 0 285 285 0,0 - - 
000051 OPEN - SPACE 921,2 22,00 3,00 2763,72 9562 21214 30776 179,6 - 101,72 
000052 LAVORO INFERMIERI 41,9 20,00 2,00 83,70 755 584 1339 20,8 - 13,99 
000053 ANTIBAGNO 19,2 20,00 1,00 19,20 364 134 498 13,0 - 4,87 
000054 WC 5,0 20,00 10,00 50,40 206 352 558 3,8 - 2,19 
000055 ANTIBAGNO 18,5 20,00 1,00 18,48 0 129 129 0,0 - - 
000056 WC 5,0 20,00 10,00 50,40 199 352 551 3,8 - 1,47 
000057 WC 5,5 20,00 10,00 55,20 205 385 590 4,1 - 1,11 
000058 FILTRO 23,2 20,00 4,00 92,88 173 648 821 7,3 - 4,95 
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  3141,0   9391,4 37049 69390 106439 814,1 - 474,00 
 

     
DISPERSIONI DELL'EDIFICIO RIPARTITE PER STRUTTURA 

 
Le dispersioni sono espresse in (W) e non tengono conto di eventuali maggiorazioni 
 
Codice Ucd Area N N E E S E S S O O N O T OR Altro Totale 
 W/m²K (m²)  

 
1      1,5270 335 5868 - 727 - 4541 - 788 - - - - 11924 
2      2,5080 46 1432 - 121 - 1036 - 117 - - - - 2706 
4      2,3460 162 - - - - - - - - - - 3649 3649 
PORT01 1,5100 17 - - - - - - - - - - 246 246 
5      1,7570 52 - - - - - - - - - - 810 810 
6      1,2660 34 - - - - - - - - - - 343 343 
3      3,5718 169 7102 - 509 - 5906 - 487 - - - - 14004 

 
Totali  814 14402  1357  11483  1392    5048 33682 
 

     
 

TOTALI ZONE/IMPIANTO 
 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
1 1 ripartizione scientifica 3141,0 33682 3367 0 69390 62447 43992 
  centrale termofrig 3141,0 33682 3367 0 69390 62447 43992 

 
 
   3141,0 33682 3367 0 69390 62447 43992 
 
     
 
Impianto termico : 1 centrale termofrigorifera esistente 
 

 
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE VOLUMICO DI PROGETTO (UNI 10379) 

 
Potenza termica dispersa per trasmissione (W) : 37049 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura esterna minima di progetto (°C) : 0,00 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
 

 
SELEZIONE DEL METODO DI CALCOLO (UNI 10379) 

 
Area equivalente soleggiata dell'edificio (m²) : 98,94 
Irradianza media stagionale sul piano orizzontale (W/m²) : 104,00 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Apporti interni (W/m³) : 0,00 
Indice volumico degli apporti gratuiti (W/m³) : 0,000 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
Numero di volumi d'aria ricambiati (val. medio 24h) (n/h) : 3,49 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
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Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Indice volumico delle dispersioni (W/m³) : 0,000 
 
Indice degli apporti / indice delle dispersioni  : - 
 
Metodo di calcolo selezionato (UNI 10379)  :   
 
 
 
     
 
 
 
Impianto termico : 1 centrale termofrigorifera esistente 
 
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE (UNI 10379 4.1.2.3) 
 
Rendimento di emissione  : 0,0000 
Rendimento di regolazione  : 0,0000 
Rendimento di distribuzione  : 0,0000 
Rendimento di produzione  : 0,0000 
 
Rendimento globale medio stagionale  : 0,0000 
 
 
 
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (UNI 10379 4.) 
 
Fabbisogno convenzionale di energia primaria (kJ) : 0 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Numero di giorni del periodo di riscaldamento  : 137 
Volume dell'edificio (m³) : 0,00 
 
Fabbisogno energetico normalizzato, FEN (kJ/m³·g·K) : 0,00 
 
 
 
     
 
 
Impianto termico : 1 centrale termofrigorifera esistente 
 
 
VALORI LIMITE IMPIANTO (D.M. 30 luglio 1986 - UNI 10379) 
 
Gradi giorno della località  : 1034 
Cd per S/V <= 0.2 (W/m³·K) : 0,453 
Cd per S/V >= 0.9 (W/m³·K) : 0,988 
V = Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
S = Superficie disperdente che delimita il volume V (m²) : 0,00 
Rapporto S/V (1/m) : 0,000 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
 
Potenza utile nominale  (kW) : 0,000 
Rendimento globale medio stagionale, ng (%) : 0,00 
 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
Numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (1/h) : 0,00 
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Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti  : 0,000 
Irradianza media solare stagionale (W/m²) : 104,00 
Differenza fra la temperatura interna supposta costante 
e quella dell'aria esterna media stagionale (K) : 0,00 
Apporti gratuiti interni (W/m³) : 0,00 
Rendimento globale medio nel periodo di riscaldamento (%) : 0,0000 
Fabbisogno energetico normalizzato, FENlim (KJ/m³·giorno·K) : 0,00 
 
 
     
 
 
Impianto termico : 1 centrale termofrigorifera esistente 
 
 
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO 
 
Coefficiente di dispersione volumico (W/m³·K) : 0,000 
Coefficiente di dispersione volumico limite (W/m³·K) : 0,000 
Verifica: positiva 
 
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00 
Rendimento globale medio stagionale minimo (%) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Fabbisogno energetico normalizzato (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Fabbisogno energetico normalizzato limite (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Portata totale dell'aria di ricambio (G) (m³/h) : 9391,41 
Numero di ore annue di funzionamento (M) ventilazione  : 3288 
Non è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell'aria (D.P.R. 412 art.5 c.13). 
 
 

 
DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 

 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 CUCINETTA      15 208 0 52 63 1658 276 1918 339 2257 0,8498 
000002 FILTRO              15 45 0 22 27 86 0 153 27 180 0,8500 
000003 OPEN - SPACE 15 1496 0 872 1056 12336 1656 14704 2712 17416 0,8443 
000004 ANTIBAGNO     15 0 0 17 21 338 41 355 62 417 0,8513 
000005 WC                    13 61 0 4 6 84 41 149 47 196 0,7602 
000006 WC                    17 43 0 4 6 82 41 129 47 176 0,7332 
000007 WC                    17 44 0 4 6 82 41 130 47 177 0,7351 
000008 ANTIBAGNO     15 98 0 18 22 341 41 457 63 520 0,8789 
000009 LAVORO INFE 15 138 0 40 48 936 138 1114 186 1300 0,8569 
000010 ANTIBAGNO     14 92 0 25 33 442 82 559 115 674 0,8294 
000011 WC                    15 0 0 6 7 88 41 94 48 142 0,6620 
000012 WC                    15 0 0 7 9 93 41 100 50 150 0,6667 
000013 WC                    17 50 0 4 6 83 41 137 47 184 0,7444 
000014 WC                    15 11 0 4 5 78 41 93 46 139 0,6691 
000015 WC                    17 55 0 3 5 78 41 136 46 182 0,7473 
000016 ANTIBAGNO     15 27 0 27 33 442 82 496 115 611 0,8119 
000017 WC                    15 0 0 6 7 88 41 94 48 142 0,6620 
000018 WC                    15 0 0 7 9 93 41 100 50 150 0,6667 
000019 WC                    16 25 0 5 6 83 41 113 47 160 0,7068 
000020 WC                    15 45 0 4 5 78 41 127 46 173 0,7342 
000021 WC                    15 0 0 4 5 78 41 82 46 128 0,6406 
000022 ANTIBAGNO     15 0 0 8 9 295 41 303 50 353 0,8584 
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000023 WC                    15 26 0 7 8 91 41 124 49 173 0,7165 
000024 WC                    15 29 0 7 8 91 41 127 49 176 0,7213 
000025 ANTIBAGNO     15 0 0 8 9 295 41 303 50 353 0,8584 
000026 ATTESA            15 1156 0 227 275 1987 738 3370 1013 4383 0,7689 
000027 SEGRETERIA   15 152 0 26 32 1332 138 1510 170 1680 0,8988 
000028 SEGRETERIA   15 152 0 26 32 1332 138 1510 170 1680 0,8988 
000029 PREPARAZIO 15 0 0 98 119 1922 276 2020 395 2415 0,8364 
000030 STUDIO MEDI 17 94 0 25 37 864 138 983 175 1158 0,8488 
000031 STUDIO MEDI 15 74 0 37 45 914 138 1025 183 1208 0,8485 
000032 STUDIO MEDI 15 74 0 37 45 914 138 1025 183 1208 0,8485 
000033 STUDIO MEDI 15 116 0 30 37 864 138 1010 175 1185 0,8523 
000034 ANTIBAGNO     15 0 0 8 9 295 41 303 50 353 0,8584 
000035 WC                    15 26 0 7 8 91 41 124 49 173 0,7165 
000036 WC                    15 29 0 7 8 91 41 127 49 176 0,7213 
000037 ANTIBAGNO     15 0 0 8 9 295 41 303 50 353 0,8584 
000038 DISIMPEGNO   15 154 0 169 204 743 0 1066 204 1270 0,8394 
000039 ANTIBAGNO     14 92 0 25 33 442 82 559 115 674 0,8294 
000040 WC                    15 11 0 4 5 78 41 93 46 139 0,6691 
000041 WC                    17 48 0 3 5 78 41 129 46 175 0,7375 
000042 WC                    15 0 0 6 7 88 41 94 48 142 0,6620 
000043 WC                    15 0 0 7 9 93 41 100 50 150 0,6667 
000044 WC                    17 50 0 4 6 83 41 137 47 184 0,7444 
000045 ANTIBAGNO     15 27 0 27 33 442 82 496 115 611 0,8119 
000046 WC                    15 0 0 6 7 88 41 94 48 142 0,6620 
000047 WC                    15 0 0 7 9 93 41 100 50 150 0,6667 
000048 WC                    16 25 0 5 6 83 41 113 47 160 0,7068 
000049 WC                    15 45 0 4 5 78 41 127 46 173 0,7342 
000050 WC                    15 0 0 4 5 78 41 82 46 128 0,6406 
000051 OPEN - SPACE 15 1560 0 872 1056 12336 1656 14768 2712 17480 0,8448 
000052 LAVORO INFE 15 138 0 40 48 936 138 1114 186 1300 0,8569 
000053 ANTIBAGNO     15 98 0 18 22 341 41 457 63 520 0,8789 
000054 WC                    17 44 0 4 6 82 41 130 47 177 0,7351 
000055 ANTIBAGNO     15 0 0 17 21 338 41 355 62 417 0,8513 
000056 WC                    17 43 0 4 6 82 41 129 47 176 0,7332 
000057 WC                    17 44 0 4 6 84 41 132 47 179 0,7379 
000058 FILTRO              15 45 0 22 27 86 0 153 27 180 0,8500 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
 
     

 
DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 

 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
1 1 ripartizione scientifica 15 55774 11193 66967 0,8329 
  centrale termofrigorif 15 55774 11193 66967 0,8329 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

 
     

DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 
 
IMPIANTO: 1 centrale termofrigorifera esistente 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000001 CUCINETTA 54,8 15 1918 339 2257 0,8498 
000002 FILTRO 23,2 15 153 27 180 0,8500 
000003 OPEN - SPACE 921,2 15 14704 2712 17416 0,8443 
000004 ANTIBAGNO 18,5 15 355 62 417 0,8513 
000005 WC 5,5 13 149 47 196 0,7602 
000006 WC 5,0 17 129 47 176 0,7332 
000007 WC 5,0 17 130 47 177 0,7351 
000008 ANTIBAGNO 19,2 15 457 63 520 0,8789 
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000009 LAVORO INFERMIERI 41,9 15 1114 186 1300 0,8569 
000010 ANTIBAGNO 28,8 14 559 115 674 0,8294 
000011 WC 6,5 15 94 48 142 0,6620 
000012 WC 7,7 15 100 50 150 0,6667 
000013 WC 5,3 17 137 47 184 0,7444 
000014 WC 4,1 15 93 46 139 0,6691 
000015 WC 4,1 17 136 46 182 0,7473 
000016 ANTIBAGNO 28,8 15 496 115 611 0,8119 
000017 WC 6,5 15 94 48 142 0,6620 
000018 WC 7,7 15 100 50 150 0,6667 
000019 WC 5,3 16 113 47 160 0,7068 
000020 WC 4,1 15 127 46 173 0,7342 
000021 WC 4,1 15 82 46 128 0,6406 
000022 ANTIBAGNO 8,2 15 303 50 353 0,8584 
000023 WC 7,2 15 124 49 173 0,7165 
000024 WC 7,2 15 127 49 176 0,7213 
000025 ANTIBAGNO 8,2 15 303 50 353 0,8584 
000026 ATTESA 240,0 15 3370 1013 4383 0,7689 
000027 SEGRETERIA 27,8 15 1510 170 1680 0,8988 
000028 SEGRETERIA 27,8 15 1510 170 1680 0,8988 
000029 PREPARAZIONE CHEMIO 104,0 15 2020 395 2415 0,8364 
000030 STUDIO MEDICO 32,1 17 983 175 1158 0,8488 
000031 STUDIO MEDICO 38,9 15 1025 183 1208 0,8485 
000032 STUDIO MEDICO 38,9 15 1025 183 1208 0,8485 
000033 STUDIO MEDICO 32,1 15 1010 175 1185 0,8523 
000034 ANTIBAGNO 8,2 15 303 50 353 0,8584 
000035 WC 7,2 15 124 49 173 0,7165 
000036 WC 7,2 15 127 49 176 0,7213 
000037 ANTIBAGNO 8,2 15 303 50 353 0,8584 
000038 DISIMPEGNO 178,3 15 1066 204 1270 0,8394 
000039 ANTIBAGNO 28,8 14 559 115 674 0,8294 
000040 WC 4,1 15 93 46 139 0,6691 
000041 WC 4,1 17 129 46 175 0,7375 
000042 WC 6,5 15 94 48 142 0,6620 
000043 WC 7,7 15 100 50 150 0,6667 
000044 WC 5,3 17 137 47 184 0,7444 
000045 ANTIBAGNO 28,8 15 496 115 611 0,8119 
000046 WC 6,5 15 94 48 142 0,6620 
000047 WC 7,7 15 100 50 150 0,6667 
000048 WC 5,3 16 113 47 160 0,7068 
000049 WC 4,1 15 127 46 173 0,7342 
000050 WC 4,1 15 82 46 128 0,6406 
000051 OPEN - SPACE 921,2 15 14768 2712 17480 0,8448 
000052 LAVORO INFERMIERI 41,9 15 1114 186 1300 0,8569 
000053 ANTIBAGNO 19,2 15 457 63 520 0,8789 
000054 WC 5,0 17 130 47 177 0,7351 
000055 ANTIBAGNO 18,5 15 355 62 417 0,8513 
000056 WC 5,0 17 129 47 176 0,7332 
000057 WC 5,5 17 132 47 179 0,7379 
000058 FILTRO 23,2 15 153 27 180 0,8500 

 
Totali  3141,0 15 55774 11193 66967 0,8329 
 
Nota: I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di locale o di impianto. 
 

 
 

 
ANDAMENTO ORARIO DELLE POTENZE ESTIVE DELL'IMPIANTO 

 
 
Codice impianto: 1  centrale termofrigorifera esistente 
 
 Ora Trasm. Irragg. Infiltrazioni Altri Carichi Totali 

 
 
    Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qtot R=Qs/Qt 
  W W W W W W W W W 
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 1 375 0 0 0 0 0 375 0 375 1,0000 
 2 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 1,0000 
 3 -231 0 0 0 0 0 -231 0 -231 1,0000 
 4 -348 0 0 0 0 0 -348 0 -348 1,0000 
 5 -727 0 0 0 0 0 -727 0 -727 1,0000 
 6 -8 0 0 0 0 0 -8 0 -8 1,0000 
 7 -227 0 0 0 0 0 -227 0 -227 1,0000 
 8 1247 0 -837 3601 46092 7592 46502 11193 57695 0,8060 
 9 2150 0 -303 3601 46092 7592 47939 11193 59132 0,8107 
 10 3119 0 247 3601 46092 7592 49458 11193 60651 0,8155 
 11 4305 0 863 3601 46092 7592 51260 11193 62453 0,8208 
 12 5217 0 1489 3601 46092 7592 52798 11193 63991 0,8251 
 13 5934 0 2106 3601 46092 7592 54132 11193 65325 0,8287 
 14 6310 0 2731 3601 46092 7592 55133 11193 66326 0,8312 
 15 6710 0 2972 3601 46092 7592 55774 11193 66967 0,8329 
 16 6581 0 2731 3601 46092 7592 55404 11193 66597 0,8319 
 17 6766 0 2473 3601 46092 7592 55331 11193 66524 0,8317 
 18 5218 0 0 0 0 0 5218 0 5218 1,0000 
 19 4184 0 0 0 0 0 4184 0 4184 1,0000 
 20 3838 0 0 0 0 0 3838 0 3838 1,0000 
 21 3386 0 0 0 0 0 3386 0 3386 1,0000 
 22 2638 0 0 0 0 0 2638 0 2638 1,0000 
 23 1496 0 0 0 0 0 1496 0 1496 1,0000 
 24 267 0 0 0 0 0 267 0 267 1,0000 
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RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 

 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000001 CUCINETTA 54,3 20,00 5,00 271,35 1362 1893 3255 33,6 - 20,47 
000002 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000003 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000004 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000005 DEGENZA 47,8 20,00 2,00 95,52 597 667 1264 10,0 - 5,66 
000006 ANTIBAGNO 24,7 20,00 1,00 24,72 686 172 858 17,8 - 13,27 
000007 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000008 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000009 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 802 750 1552 20,6 - 14,71 
000010 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000011 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000012 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000013 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000014 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000015 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000016 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 690 750 1440 12,4 - 6,69 
000017 CAPOSALA 34,8 20,00 2,00 69,66 565 486 1051 10,0 - 3,00 
000018 CORRIDOIO 243,4 20,00 1,00 243,36 257 1698 1955 15,1 - 6,46 
000019 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 555 750 1305 11,9 - 5,02 
000020 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000021 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000022 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 497 750 1247 10,0 - 5,66 
000023 ANTIBAGNO 24,7 20,00 1,00 24,72 401 172 573 7,2 - 4,22 
000024 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000025 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000026 LOCALE VISITE 48,3 20,00 3,00 144,99 829 1012 1841 23,0 - 9,62 
000027 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 641 750 1391 20,8 - 8,60 
000028 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000029 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000030 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 497 750 1247 10,0 - 5,66 
000031 LAVORO INFERMIERI 38,1 20,00 2,00 76,14 419 531 950 8,1 - 3,40 
000032 ANTIBAGNO 7,7 20,00 1,00 7,68 0 54 54 0,0 - - 
000033 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 230 536 766 4,1 - 3,54 
000034 ANTIBAGNO 7,7 20,00 1,00 7,68 66 54 120 4,3 - 1,40 
000035 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 289 536 825 6,3 - 2,06 
000036 SALA ATTESA 713,9 20,00 2,20 1570,54 6230 10959 17189 155,8 - 68,52 
000037 CAPOSALA 34,8 20,00 2,00 69,66 565 486 1051 10,0 - 3,00 
000038 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 686 750 1436 12,4 - 6,69 
000039 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000040 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000041 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000042 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000043 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000044 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000045 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 802 750 1552 20,6 - 14,71 
000046 ANTIBAGNO 24,7 20,00 1,00 24,72 686 172 858 17,8 - 13,27 
000047 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000048 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000049 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000050 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000051 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 250 804 1054 3,8 - 2,20 
000052 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 597 750 1347 10,0 - 5,66 
000053 CUCINETTA 54,3 20,00 5,00 271,35 1349 1893 3242 33,6 - 20,47 
000054 CORRIDOIO 243,4 20,00 1,00 243,36 257 1698 1955 15,1 - 6,46 
000055 ANTIBAGNO 7,7 20,00 1,00 7,68 66 54 120 4,3 - 1,40 
000056 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 256 536 792 6,3 - 6,33 
000057 ANTIBAGNO 7,7 20,00 1,00 7,68 0 54 54 0,0 - - 
000058 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 230 536 766 4,1 - 3,54 
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000059 LAVORO INFERMIERI 38,1 20,00 2,00 76,14 419 531 950 8,1 - 3,40 
000060 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 497 750 1247 10,0 - 5,66 
000061 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
 

 
     

RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000062 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000063 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 641 750 1391 20,8 - 8,60 
000064 LOCALE VISITE 48,3 20,00 3,00 144,99 829 1012 1841 23,0 - 9,62 
000065 ANTIBAGNO 24,7 20,00 1,00 24,72 401 172 573 7,2 - 4,22 
000066 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000067 WC 4,6 20,00 10,00 45,60 0 318 318 0,0 - - 
000068 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 497 750 1247 10,0 - 5,66 
000069 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000070 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 208 804 1012 3,8 - 2,20 
000071 DEGENZA 53,7 20,00 2,00 107,46 555 750 1305 11,9 - 5,02 

 
  3047,4   8424,4 33192 58788 91980 742,2 - 389,62 
 

 
     

 
DISPERSIONI DELL'EDIFICIO RIPARTITE PER STRUTTURA 

 
Le dispersioni sono espresse in (W) e non tengono conto di eventuali maggiorazioni 
 
Codice Ucd Area N N E E S E S S O O N O T OR Altro Totale 
 W/m²K (m²)  

 
1      1,5270 347 5987 - 765 - 3919 - 1134 - - - - 11805 
3      2,6560 49 1492 - 134 - 1135 - 128 - - - - 2889 
6      1,2660 58 - - - - - - - - - - 591 591 
5      2,3460 55 - - - - - - - - - - 1122 1122 
4      1,7570 59 - - - - - - - - - - 836 836 
7      1,5100 11 - - - - - - - - - - 157 157 
2      3,5718 162 6621 - 649 - 4944 - 565 - - - - 12779 

 
Totali  742 14100  1548  9998  1827    2706 30179 
 

 
     

TOTALI ZONE/IMPIANTO 
 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
1 1 DEGENZA 3047,4 30179 3013 0 58788 52916 39064 
  COLLEGAMENTO 3047,4 30179 3013 0 58788 52916 39064 

 
 
   3047,4 30179 3013 0 58788 52916 39064 
 



54 
01803.10249.04.06.00000E0.E.000.FMC.ac 

     
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 

 
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE VOLUMICO DI PROGETTO (UNI 10379) 

 
Potenza termica dispersa per trasmissione (W) : 33192 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura esterna minima di progetto (°C) : 0,00 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
 

 
SELEZIONE DEL METODO DI CALCOLO (UNI 10379) 

 
Area equivalente soleggiata dell'edificio (m²) : 55,02 
Irradianza media stagionale sul piano orizzontale (W/m²) : 104,00 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Apporti interni (W/m³) : 0,00 
Indice volumico degli apporti gratuiti (W/m³) : 0,000 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
Numero di volumi d'aria ricambiati (val. medio 24h) (n/h) : 3,26 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Indice volumico delle dispersioni (W/m³) : 0,000 
 
Indice degli apporti / indice delle dispersioni  : - 
 
Metodo di calcolo selezionato (UNI 10379)  :   
 
 
     
 
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE (UNI 10379 4.1.2.3) 
 
Rendimento di emissione  : 0,0000 
Rendimento di regolazione  : 0,0000 
Rendimento di distribuzione  : 0,0000 
Rendimento di produzione  : 0,0000 
 
Rendimento globale medio stagionale  : 0,0000 
 
 
 
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (UNI 10379 4.) 
 
Fabbisogno convenzionale di energia primaria (kJ) : 0 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Numero di giorni del periodo di riscaldamento  : 137 
Volume dell'edificio (m³) : 0,00 
 
Fabbisogno energetico normalizzato, FEN (kJ/m³·g·K) : 0,00 
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Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
 
VALORI LIMITE IMPIANTO (D.M. 30 luglio 1986 - UNI 10379) 
 
Gradi giorno della località  : 1034 
Cd per S/V <= 0.2 (W/m³·K) : 0,453 
Cd per S/V >= 0.9 (W/m³·K) : 0,988 
V = Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
S = Superficie disperdente che delimita il volume V (m²) : 0,00 
Rapporto S/V (1/m) : 0,000 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
 
Potenza utile nominale  (kW) : 0,000 
Rendimento globale medio stagionale, ng (%) : 0,00 
 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
Numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (1/h) : 0,00 
Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti  : 0,000 
Irradianza media solare stagionale (W/m²) : 104,00 
Differenza fra la temperatura interna supposta costante 
e quella dell'aria esterna media stagionale (K) : 0,00 
Apporti gratuiti interni (W/m³) : 0,00 
Rendimento globale medio nel periodo di riscaldamento (%) : 0,0000 
Fabbisogno energetico normalizzato, FENlim (KJ/m³·giorno·K) : 0,00 
 
 
 
     
 
 
Impianto termico : 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
 
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO 
 
Coefficiente di dispersione volumico (W/m³·K) : 0,000 
Coefficiente di dispersione volumico limite (W/m³·K) : 0,000 
Verifica: positiva 
 
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00 
Rendimento globale medio stagionale minimo (%) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Fabbisogno energetico normalizzato (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Fabbisogno energetico normalizzato limite (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Portata totale dell'aria di ricambio (G) (m³/h) : 8424,40 
Numero di ore annue di funzionamento (M) ventilazione  : 3288 
Non è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell'aria (D.P.R. 412 art.5 c.13). 
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DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 
 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 CUCINETTA      15 227 144 51 62 1654 276 2076 338 2414 0,8600 
000002 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000003 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000004 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000005 DEGENZA         16 51 100 41 55 1020 82 1211 137 1348 0,8984 
000006 ANTIBAGNO     16 123 100 21 28 364 41 607 69 676 0,8980 
000007 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000008 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000009 DEGENZA         16 120 100 47 62 1020 82 1286 144 1430 0,8993 
000010 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000011 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000012 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000013 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000014 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000015 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000016 DEGENZA         16 73 100 47 62 1020 82 1240 144 1384 0,8959 
000017 CAPOSALA       16 51 100 30 40 821 69 1002 109 1111 0,9019 
000018 CORRIDOIO     15 76 0 230 279 1014 0 1320 279 1599 0,8255 
000019 DEGENZA         15 90 350 51 62 1020 82 1510 144 1654 0,9129 
000020 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000021 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000022 DEGENZA         15 82 350 51 62 1020 82 1502 144 1646 0,9125 
000023 ANTIBAGNO     15 75 350 23 28 364 41 812 69 881 0,9217 
000024 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000025 WC                    15 0 0 4 5 280 41 284 46 330 0,8606 
000026 LOCALE VISIT 15 168 524 46 55 984 138 1723 193 1916 0,8993 
000027 DEGENZA         15 124 350 51 62 1020 82 1545 144 1689 0,9147 
000028 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000029 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000030 DEGENZA         15 82 350 51 62 1020 82 1502 144 1646 0,9125 
000031 LAVORO INFE 15 77 350 36 44 1408 138 1870 182 2052 0,9113 
000032 ANTIBAGNO     15 0 0 7 9 293 41 300 50 350 0,8571 
000033 WC                    15 40 175 7 9 93 41 314 50 364 0,8628 
000034 ANTIBAGNO     15 23 0 7 9 293 41 323 50 373 0,8660 
000035 WC                    15 60 175 7 9 93 41 335 50 385 0,8700 
000036 SALA ATTESA  17 1023 3130 563 818 5877 2173 10593 2991 13584 0,7798 
000037 CAPOSALA       16 51 100 30 40 821 69 1002 109 1111 0,9019 
000038 DEGENZA         16 61 100 47 62 1020 82 1227 144 1371 0,8950 
000039 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000040 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000041 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000042 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000043 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000044 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000045 DEGENZA         16 120 100 47 62 1020 82 1286 144 1430 0,8993 
000046 ANTIBAGNO     16 123 100 21 28 364 41 607 69 676 0,8980 
000047 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000048 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000049 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000050 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000051 WC                    16 27 50 10 13 309 41 395 54 449 0,8798 
000052 DEGENZA         16 51 100 47 62 1020 82 1217 144 1361 0,8942 
000053 CUCINETTA      17 191 151 43 62 1654 276 2039 338 2377 0,8578 
000054 CORRIDOIO     15 76 0 230 279 1014 0 1320 279 1599 0,8255 
000055 ANTIBAGNO     15 23 0 7 9 293 41 323 50 373 0,8660 
000056 WC                    21 76 0 1 9 93 41 170 50 220 0,7723 
000057 ANTIBAGNO     15 0 0 7 9 293 41 300 50 350 0,8571 
000058 WC                    15 40 175 7 9 93 41 314 50 364 0,8628 
000059 LAVORO INFE 15 77 350 36 44 1408 138 1870 182 2052 0,9113 
000060 DEGENZA         15 82 350 51 62 1020 82 1502 144 1646 0,9125 
000061 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000062 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000063 DEGENZA         15 124 350 51 62 1020 82 1545 144 1689 0,9147 
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DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 

 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000064 LOCALE VISIT 15 168 524 46 55 984 138 1723 193 1916 0,8993 
000065 ANTIBAGNO     15 75 350 23 28 364 41 812 69 881 0,9217 
000066 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000067 WC                    15 0 0 4 5 80 41 84 46 130 0,6462 
000068 DEGENZA         15 82 350 51 62 1020 82 1502 144 1646 0,9125 
000069 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000070 WC                    15 38 175 11 13 309 41 533 54 587 0,9080 
000071 DEGENZA         15 90 350 51 62 1020 82 1510 144 1654 0,9129 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
 
 
    

 
DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 

 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
1 1 DEGENZA 15 68206 10190 78396 0,8700 
  COLLEGAMENTO AL 15 68206 10190 78396 0,8700 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

 
     

 
DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 

 
IMPIANTO: 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000001 CUCINETTA 54,3 15 2076 338 2414 0,8600 
000002 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000003 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000004 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000005 DEGENZA 47,8 16 1211 137 1348 0,8984 
000006 ANTIBAGNO 24,7 16 607 69 676 0,8980 
000007 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000008 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000009 DEGENZA 53,7 16 1286 144 1430 0,8993 
000010 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000011 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000012 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000013 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000014 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000015 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000016 DEGENZA 53,7 16 1240 144 1384 0,8959 
000017 CAPOSALA 34,8 16 1002 109 1111 0,9019 
000018 CORRIDOIO 243,4 15 1320 279 1599 0,8255 
000019 DEGENZA 53,7 15 1510 144 1654 0,9129 
000020 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000021 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000022 DEGENZA 53,7 15 1502 144 1646 0,9125 
000023 ANTIBAGNO 24,7 15 812 69 881 0,9217 
000024 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000025 WC 4,6 15 284 46 330 0,8606 
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000026 LOCALE VISITE 48,3 15 1723 193 1916 0,8993 
000027 DEGENZA 53,7 15 1545 144 1689 0,9147 
000028 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000029 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000030 DEGENZA 53,7 15 1502 144 1646 0,9125 
000031 LAVORO INFERMIERI 38,1 15 1870 182 2052 0,9113 
000032 ANTIBAGNO 7,7 15 300 50 350 0,8571 
000033 WC 7,7 15 314 50 364 0,8628 
000034 ANTIBAGNO 7,7 15 323 50 373 0,8660 
000035 WC 7,7 15 335 50 385 0,8700 
000036 SALA ATTESA 713,9 17 10593 2991 13584 0,7798 
000037 CAPOSALA 34,8 16 1002 109 1111 0,9019 
000038 DEGENZA 53,7 16 1227 144 1371 0,8950 
000039 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000040 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000041 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000042 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000043 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000044 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000045 DEGENZA 53,7 16 1286 144 1430 0,8993 
000046 ANTIBAGNO 24,7 16 607 69 676 0,8980 
000047 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000048 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000049 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000050 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000051 WC 11,5 16 395 54 449 0,8798 
000052 DEGENZA 53,7 16 1217 144 1361 0,8942 
000053 CUCINETTA 54,3 17 2039 338 2377 0,8578 
000054 CORRIDOIO 243,4 15 1320 279 1599 0,8255 
000055 ANTIBAGNO 7,7 15 323 50 373 0,8660 
000056 WC 7,7 21 170 50 220 0,7723 
000057 ANTIBAGNO 7,7 15 300 50 350 0,8571 
000058 WC 7,7 15 314 50 364 0,8628 
000059 LAVORO INFERMIERI 38,1 15 1870 182 2052 0,9113 
000060 DEGENZA 53,7 15 1502 144 1646 0,9125 
000061 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000062 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000063 DEGENZA 53,7 15 1545 144 1689 0,9147 
 

 
     

 
DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 

 
IMPIANTO: 1 COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000064 LOCALE VISITE 48,3 15 1723 193 1916 0,8993 
000065 ANTIBAGNO 24,7 15 812 69 881 0,9217 
000066 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000067 WC 4,6 15 84 46 130 0,6462 
000068 DEGENZA 53,7 15 1502 144 1646 0,9125 
000069 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000070 WC 11,5 15 533 54 587 0,9080 
000071 DEGENZA 53,7 15 1510 144 1654 0,9129 

 
Totali  3047,4 15 68206 10190 78396 0,8700 
 
Nota: I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di locale o di impianto. 
 

 
 

ANDAMENTO ORARIO DELLE POTENZE ESTIVE DELL'IMPIANTO 
 
Codice impianto: 1  COLLEGAMENTO ALLA CENTR. TERMOFRIG. 
 
 Ora Trasm. Irragg. Infiltrazioni Altri Carichi Totali 
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    Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qtot R=Qs/Qt 
  W W W W W W W W W 

 
 1 1501 3558 -806 3495 48059 6695 52312 10190 62502 0,8370 
 2 1101 3069 -806 3495 48059 6695 51423 10190 61613 0,8346 
 3 840 2797 -806 3495 48059 6695 50890 10190 61080 0,8332 
 4 722 2487 -806 3495 48059 6695 50461 10190 60651 0,8320 
 5 317 2003 -806 3495 48059 6695 49572 10190 59762 0,8295 
 6 276 2236 -806 3495 48059 6695 49765 10190 59955 0,8300 
 7 110 3285 -806 3495 48059 6695 50648 10190 60838 0,8325 
 8 -102 4896 -806 3495 48059 6695 52047 10190 62237 0,8363 
 9 386 6476 -284 3495 48059 6695 54636 10190 64826 0,8428 
 10 859 8087 238 3495 48059 6695 57243 10190 67433 0,8489 
 11 1596 9377 839 3495 48059 6695 59871 10190 70061 0,8546 
 12 2335 10595 1428 3495 48059 6695 62417 10190 72607 0,8597 
 13 3164 11458 2046 3495 48059 6695 64728 10190 74918 0,8640 
 14 3961 12279 2651 3495 48059 6695 66950 10190 77140 0,8679 
 15 4806 12460 2881 3495 48059 6695 68206 10190 78396 0,8700 
 16 5078 12251 2651 3495 48059 6695 68039 10190 78229 0,8697 
 17 5317 11308 2395 3495 48059 6695 67079 10190 77269 0,8681 
 18 5365 9553 2155 3495 48059 6695 65132 10190 75322 0,8647 
 19 5141 8000 1641 3495 48059 6695 62842 10190 73032 0,8605 
 20 4827 6936 1140 3495 48059 6695 60962 10190 71152 0,8568 
 21 4473 5901 552 3495 48059 6695 58986 10190 69176 0,8527 
 22 3794 5110 -47 3495 48059 6695 56916 10190 67106 0,8482 
 23 2666 4556 -633 3495 48059 6695 54649 10190 64839 0,8428 
 24 1463 4071 -1255 3495 48059 6695 52338 10190 62528 0,8370 
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RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 

 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000001 CAMERA OPERATORIA 115,0 24,00 15,00 1725,30 2531 13243 15774 79,9 - 76,08 
000002 PREP. MALATO 40,8 24,00 8,00 326,16 1209 2504 3713 36,5 - 28,33 
000003 CORRIDOIO 12,7 24,00 1,00 12,69 412 97 509 18,0 - 17,73 
000004 PREP. CHIRURGHI 10,0 24,00 8,00 79,92 106 613 719 3,7 - 5,33 
000005 STERILIZZAZIONE 9,2 24,00 10,00 91,80 190 705 895 8,9 - 6,69 
000006 CAMERA OPERATORIA 90,5 24,00 15,00 1356,75 1803 10414 12217 52,6 - 56,44 
000007 PREP. MALATO 40,8 24,00 8,00 326,16 934 2504 3438 23,7 - 29,82 
000008 VESTIZIONE 48,1 20,00 2,00 96,12 924 604 1528 26,4 - 33,33 
000009 FILTRO 41,0 20,00 4,00 164,16 896 1031 1927 26,2 - 25,32 
000010 STERILIZZAZIONE 27,3 24,00 10,00 272,70 398 2093 2491 16,9 - 15,92 
000011 PREP. CHIRURGHI 19,7 24,00 8,00 157,68 208 1210 1418 7,3 - 10,52 
000012 CAMERA OPERATORIA 115,6 24,00 15,00 1733,40 2801 13305 16106 80,2 - 80,88 
000013 CORRIDOIO 154,3 20,00 1,00 154,32 1727 969 2696 80,9 - 97,20 
000014 FILTRO 30,7 20,00 4,00 122,88 299 772 1071 12,8 - 18,44 
000015 PREP. MALATO 40,8 24,00 8,00 326,16 1000 2504 3504 26,1 - 25,18 
000016 RISVEGLIO 69,7 24,00 8,00 557,28 1786 4278 6064 45,5 - 45,68 
000017 MONITOR. 22,4 24,00 2,00 44,82 586 344 930 15,5 - 14,40 
000018 RELAX OPERATORI 66,4 20,00 2,00 132,84 1563 834 2397 51,4 - 42,15 
000019 VESTIZIONE 44,6 20,00 2,00 89,10 813 560 1373 25,9 - 29,15 
000020 FILTRO PERSONALE 42,1 20,00 4,00 168,48 838 1058 1896 26,9 - 26,03 
000021 ANTIBAGNO 14,9 20,00 1,00 14,88 145 93 238 6,2 - 8,93 
000022 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 308 482 790 7,6 - 5,85 
000023 WC 7,7 20,00 10,00 76,80 308 482 790 7,6 - 5,85 
000024 ACCETTAZIONE 74,0 20,00 2,00 147,96 1536 929 2465 47,6 - 49,10 
000025 ATTESA 76,1 20,00 2,40 182,74 1170 1148 2318 37,1 - 42,77 
000026 CORRIDOIO 63,1 20,00 1,00 63,12 874 396 1270 37,5 - 41,68 
000027 ANTIBAGNO 15,1 20,00 1,00 15,12 418 95 513 14,9 - 14,80 
000028 WC 6,0 20,00 10,00 60,00 296 377 673 10,2 - 5,91 
000029 DISIMPEGNO 86,4 20,00 1,00 86,40 2319 543 2862 84,2 - 79,95 

 
  1392,5   8662,5 28398 64187 92585 918,2 - 939,47 
 

 
     

 
DISPERSIONI DELL'EDIFICIO RIPARTITE PER STRUTTURA 

 
Le dispersioni sono espresse in (W) e non tengono conto di eventuali maggiorazioni 
 
Codice Ucd Area N N E E S E S S O O N O T OR Altro Totale 
 W/m²K (m²)  

 
2      1,5270 165 2948 - 245 - 2065 - 397 - - - - 5655 
3      1,7570 82 - - - - - - - - - - 1212 1212 
1      1,1790 539 174 - - - - - - - - 12398 - 12572 
5      2,3460 30 - - - - - - - - - - 620 620 
6      1,5100 12 - - - - - - - - - - 145 145 
7      2,5080 12 119 - - - 388 - 110 - - - - 617 
4      3,5718 78 1561 - - - 2532 - 446 - - - 458 4997 

 
Totali  918 4802  245  4985  953   12398 2435 25818 
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TOTALI ZONE/IMPIANTO 
 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
1 1 REPARTO OPERA 614,3 12695 1269 0 53814 48434 19344 
1 2 LOCALI DI SUPPO 778,2 13123 1311 0 10373 9336 15471 
  SOTTOCENTRALE 1392,5 25818 2580 0 64187 57770 34815 

 
 
   1392,5 25818 2580 0 64187 57770 34815 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 

 
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE VOLUMICO DI PROGETTO (UNI 10379) 

 
Potenza termica dispersa per trasmissione (W) : 28398 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura esterna minima di progetto (°C) : 2,00 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
 

 
SELEZIONE DEL METODO DI CALCOLO (UNI 10379) 

 
Area equivalente soleggiata dell'edificio (m²) : 24,67 
Irradianza media stagionale sul piano orizzontale (W/m²) : 104,00 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Apporti interni (W/m³) : 0,00 
Indice volumico degli apporti gratuiti (W/m³) : 0,000 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
Numero di volumi d'aria ricambiati (val. medio 24h) (n/h) : 4,13 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Indice volumico delle dispersioni (W/m³) : 0,000 
 
Indice degli apporti / indice delle dispersioni  : - 
 
Metodo di calcolo selezionato (UNI 10379)  :   
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Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE (UNI 10379 4.1.2.3) 
 
Rendimento di emissione  : 0,0000 
Rendimento di regolazione  : 0,0000 
Rendimento di distribuzione  : 0,0000 
Rendimento di produzione  : 0,0000 
 
Rendimento globale medio stagionale  : 0,0000 
 
 
 
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (UNI 10379 4.) 
 
Fabbisogno convenzionale di energia primaria (kJ) : 0 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Numero di giorni del periodo di riscaldamento  : 137 
Volume dell'edificio (m³) : 0,00 
 
Fabbisogno energetico normalizzato, FEN (kJ/m³·g·K) : 0,00 
 
 
 
 
 
     
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 
VALORI LIMITE IMPIANTO (D.M. 30 luglio 1986 - UNI 10379) 
 
Gradi giorno della località  : 1034 
Cd per S/V <= 0.2 (W/m³·K) : 0,453 
Cd per S/V >= 0.9 (W/m³·K) : 0,988 
V = Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
S = Superficie disperdente che delimita il volume V (m²) : 0,00 
Rapporto S/V (1/m) : 0,000 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
 
Potenza utile nominale  (kW) : 0,000 
Rendimento globale medio stagionale, ng (%) : 0,00 
 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
Numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (1/h) : 0,00 
Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti  : 0,000 
Irradianza media solare stagionale (W/m²) : 104,00 
Differenza fra la temperatura interna supposta costante 
e quella dell'aria esterna media stagionale (K) : 0,00 
Apporti gratuiti interni (W/m³) : 0,00 
Rendimento globale medio nel periodo di riscaldamento (%) : 0,0000 
Fabbisogno energetico normalizzato, FENlim (KJ/m³·giorno·K) : 0,00 
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Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO 
 
Coefficiente di dispersione volumico (W/m³·K) : 0,000 
Coefficiente di dispersione volumico limite (W/m³·K) : 0,000 
Verifica: positiva 
 
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00 
Rendimento globale medio stagionale minimo (%) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Fabbisogno energetico normalizzato (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Fabbisogno energetico normalizzato limite (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Portata totale dell'aria di ricambio (G) (m³/h) : 8662,54 
Numero di ore annue di funzionamento (M) ventilazione  : 1918 
Non è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell'aria (D.P.R. 412 art.5 c.13). 
 
 
 

 
DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 

 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 CAMERA OPE 19 1262 0 99 186 3180 192 4541 378 4919 0,9232 
000002 PREP. MALAT 18 570 105 42 66 966 96 1683 162 1845 0,9122 
000003 CORRIDOIO     18 259 0 13 21 47 0 319 21 340 0,9382 
000004 PREP. CHIRU 18 90 0 10 16 656 48 756 64 820 0,9220 
000005 STERILIZZAZI 18 131 0 9 15 1150 48 1290 63 1353 0,9534 
000006 CAMERA OPE 19 905 0 78 146 2998 192 3981 338 4319 0,9217 
000007 PREP. MALAT 18 457 105 42 66 966 96 1570 162 1732 0,9065 
000008 VESTIZIONE     18 445 105 34 55 982 138 1565 193 1758 0,8902 
000009 FILTRO              18 407 105 29 47 1056 276 1597 323 1920 0,8317 
000010 STERILIZZAZI 18 303 0 28 44 1366 96 1697 140 1837 0,9238 
000011 PREP. CHIRU 18 178 0 20 32 810 96 1008 128 1136 0,8873 
000012 CAMERA OPE 16 1361 813 137 187 3184 192 5495 379 5874 0,9355 
000013 CORRIDOIO     18 1502 0 110 177 643 0 2255 177 2432 0,9272 
000014 FILTRO              18 282 0 22 35 128 0 432 35 467 0,9251 
000015 PREP. MALAT 16 390 325 35 47 928 138 1678 185 1863 0,9007 
000016 RISVEGLIO       16 814 650 82 113 1426 240 2972 353 3325 0,8938 
000017 MONITOR.        16 258 163 27 36 1248 48 1695 84 1779 0,9528 
000018 RELAX OPERA 16 733 488 58 76 1114 82 2392 158 2550 0,9380 
000019 VESTIZIONE     16 400 325 39 51 956 138 1720 189 1909 0,9010 
000020 FILTRO PERS 16 400 325 37 48 1064 276 1826 324 2150 0,8493 
000021 ANTIBAGNO     18 137 0 11 17 323 41 471 58 529 0,8904 
000022 WC                    18 96 52 5 9 93 41 246 50 296 0,8312 
000023 WC                    18 96 52 5 9 93 41 246 50 296 0,8312 
000024 ACCETTAZION 18 719 924 52 85 1737 207 3432 292 3724 0,9216 
000025 ATTESA            18 687 136 54 87 648 246 1525 333 1858 0,8207 
000026 CORRIDOIO     18 670 0 45 72 263 0 978 72 1050 0,9314 
000027 ANTIBAGNO     16 190 163 13 17 324 41 690 58 748 0,9224 
000028 WC                    15 96 175 6 7 86 41 363 48 411 0,8833 
000029 DISIMPEGNO   18 1164 863 61 99 360 0 2448 99 2547 0,9611 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
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DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 
 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
1 1 REPARTO OPERATO 18 26788 2272 29060 0,9218 
1 2 LOCALI DI SUPPORT 18 23591 2644 26235 0,8992 
  SOTTOCENTRALE T 18 50379 4916 55295 0,9111 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

 
     

 
DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 

 
IMPIANTO: 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000001 CAMERA OPERATORIA 115,0 19 4541 378 4919 0,9232 
000002 PREP. MALATO 40,8 18 1683 162 1845 0,9122 
000003 CORRIDOIO 12,7 18 319 21 340 0,9382 
000004 PREP. CHIRURGHI 10,0 18 756 64 820 0,9220 
000005 STERILIZZAZIONE 9,2 18 1290 63 1353 0,9534 
000006 CAMERA OPERATORIA 90,5 19 3981 338 4319 0,9217 
000007 PREP. MALATO 40,8 18 1570 162 1732 0,9065 
000008 VESTIZIONE 48,1 18 1565 193 1758 0,8902 
000009 FILTRO 41,0 18 1597 323 1920 0,8317 
000010 STERILIZZAZIONE 27,3 18 1697 140 1837 0,9238 
000011 PREP. CHIRURGHI 19,7 18 1008 128 1136 0,8873 
000012 CAMERA OPERATORIA 115,6 16 5495 379 5874 0,9355 
000013 CORRIDOIO 154,3 18 2255 177 2432 0,9272 
000014 FILTRO 30,7 18 432 35 467 0,9251 
000015 PREP. MALATO 40,8 16 1678 185 1863 0,9007 
000016 RISVEGLIO 69,7 16 2972 353 3325 0,8938 
000017 MONITOR. 22,4 16 1695 84 1779 0,9528 
000018 RELAX OPERATORI 66,4 16 2392 158 2550 0,9380 
000019 VESTIZIONE 44,6 16 1720 189 1909 0,9010 
000020 FILTRO PERSONALE 42,1 16 1826 324 2150 0,8493 
000021 ANTIBAGNO 14,9 18 471 58 529 0,8904 
000022 WC 7,7 18 246 50 296 0,8312 
000023 WC 7,7 18 246 50 296 0,8312 
000024 ACCETTAZIONE 74,0 18 3432 292 3724 0,9216 
000025 ATTESA 76,1 18 1525 333 1858 0,8207 
000026 CORRIDOIO 63,1 18 978 72 1050 0,9314 
000027 ANTIBAGNO 15,1 16 690 58 748 0,9224 
000028 WC 6,0 15 363 48 411 0,8833 
000029 DISIMPEGNO 86,4 18 2448 99 2547 0,9611 

 
Totali  1392,5 18 50379 4916 55295 0,9111 
 
Nota: I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di locale o di impianto. 
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ANDAMENTO ORARIO DELLE POTENZE ESTIVE DELL'IMPIANTO 
 
 
Codice impianto: 1  SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 Ora Trasm. Irragg. Infiltrazioni Altri Carichi Totali 

 
 
    Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qtot R=Qs/Qt 
  W W W W W W W W W 

 
 1 9447 1664 0 0 0 0 11111 0 11111 1,0000 
 2 7890 1445 0 0 0 0 9334 0 9334 1,0000 
 3 6719 1319 0 0 0 0 8039 0 8039 1,0000 
 4 5980 1173 0 0 0 0 7153 0 7153 1,0000 
 5 4352 945 0 0 0 0 5298 0 5298 1,0000 
 6 4027 3187 0 0 0 0 7214 0 7214 1,0000 
 7 3642 3017 0 0 0 0 6659 0 6659 1,0000 
 8 3172 3322 0 0 0 0 6494 0 6494 1,0000 
 9 4484 3724 48 1866 28795 3050 37050 4916 41966 0,8829 
 10 5027 4284 291 1866 28795 3050 38397 4916 43313 0,8865 
 11 5621 4849 562 1866 28795 3050 39827 4916 44743 0,8901 
 12 6893 5423 841 1866 28795 3050 41951 4916 46867 0,8951 
 13 9320 5575 1114 1866 28795 3050 44804 4916 49720 0,9011 
 14 11010 5642 1391 1866 28795 3050 46837 4916 51753 0,9050 
 15 12066 5638 1498 1866 28795 3050 47997 4916 52913 0,9071 
 16 13659 5649 1391 1866 28795 3050 49493 4916 54409 0,9096 
 17 14862 5312 1279 1866 28795 3050 50247 4916 55163 0,9109 
 18 15587 4829 1168 1866 28795 3050 50379 4916 55295 0,9111 
 19 15532 3978 936 1866 28795 3050 49241 4916 54157 0,9092 
 20 14761 3383 709 1866 28795 3050 47648 4916 52564 0,9065 
 21 14259 2891 433 1866 28795 3050 46378 4916 51294 0,9042 
 22 13984 2433 160 1866 28795 3050 45372 4916 50288 0,9022 
 23 11673 2176 0 0 0 0 13849 0 13849 1,0000 
 24 10542 1928 0 0 0 0 12470 0 12470 1,0000 
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Edificio Ospedaliero 
 

RIEPILOGO DISPERSIONI LOCALI 
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
La potenza termica dispersa per trasmissione comprende anche l'eventuale maggiorazione. 
 
Locale  Volume Temp. ric. vol./h Qtra Qven Qtot S.disp. Qi c.t. 
  (m³) (°C) (1/h) (m³/h) (W) (W) (W) (m²) (MJ/mese) (MJ/°C) 

 
 
000001 FILTRO 31,9 20,00 4,00 127,68 885 891 1776 38,3 - 32,46 
000002 CORRIDOIO-ATTESA 548,9 20,00 1,00 548,88 14875 3830 18705 408,2 - 473,31 
000003 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1189 813 2002 42,1 - 44,25 
000004 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000005 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000008 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000009 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000012 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000013 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000006 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000007 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000010 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000011 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000014 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000015 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1124 813 1937 37,9 - 42,88 
000016 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 231 787 1018 11,9 - 10,69 
000017 SOGGIORNO 66,1 20,00 2,20 145,38 1791 1014 2805 63,1 - 59,46 
000018 CUCINA 26,6 20,00 5,00 133,00 942 928 1870 31,7 - 26,36 
000019 WC 8,4 20,00 10,00 84,00 163 586 749 8,3 - 7,77 
000020 WC 8,4 20,00 10,00 84,00 89 586 675 3,5 - 6,21 
000021 CAPOSALA 24,6 20,00 2,00 49,28 343 344 687 16,5 - 18,12 
000022 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000023 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000024 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000027 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000028 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000031 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000032 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000035 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000036 WC 11,3 20,00 10,00 112,80 120 787 907 4,7 - 8,33 
000025 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000026 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000029 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000030 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000033 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000034 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1059 813 1872 33,7 - 41,51 
000037 DEGENZA 58,2 20,00 2,00 116,48 1189 813 2002 42,1 - 44,25 
000038 FILTRO 30,7 20,00 4,00 122,88 1000 857 1857 37,6 - 30,55 
000039 FILTRO 66,0 20,00 4,00 264,00 2643 1842 4485 72,8 - 73,05 
000040 CORRIDOIO 149,5 20,00 1,00 149,52 2824 1043 3867 84,1 - 122,79 
000041 DEGENZA 65,5 20,00 2,00 131,04 2039 914 2953 52,0 - 60,62 
000042 WC 10,6 20,00 10,00 105,60 452 737 1189 9,2 - 8,57 
000043 WC 10,6 20,00 10,00 105,60 298 737 1035 9,2 - 9,86 
000044 DEGENZA 60,8 20,00 2,00 121,52 2038 848 2886 45,5 - 57,47 
000045 LAVORO MEDICI 40,9 20,00 2,00 81,76 1041 571 1612 24,1 - 31,87 
000046 DEGENZA 60,8 20,00 2,00 121,52 1770 848 2618 39,1 - 52,81 
000047 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 122 804 926 4,8 - 8,51 
000048 WC 11,5 20,00 10,00 115,20 122 804 926 4,8 - 8,51 
000049 DEGENZA 60,8 20,00 2,00 121,52 2213 848 3061 51,1 - 57,95 
000050 DEGENZA 60,8 20,00 2,00 121,52 1770 848 2618 46,1 - 56,45 
000051 WC 10,6 20,00 10,00 105,60 311 737 1048 8,0 - 9,90 
000052 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 79 519 598 3,1 - 5,50 
000053 WC 7,4 20,00 10,00 74,40 79 519 598 3,1 - 5,50 
000054 ANTIBAGNO 4,3 20,00 1,00 4,32 79 30 109 3,1 - 5,50 
000055 ANTIBAGNO 4,3 20,00 1,00 4,32 79 30 109 3,1 - 5,50 
000056 WC ASSISTITO 22,6 20,00 10,00 225,60 240 1574 1814 9,4 - 16,67 
000057 LAVORO INFERMIERI 40,6 20,00 2,00 81,20 620 567 1187 31,6 - 32,62 
 
  2494,8   6858,1 57028 47856 104884 1715,6 - 2040,74 



67 
01803.10249.04.06.00000E0.E.000.FMC.ac 

 



68 
01803.10249.04.06.00000E0.E.000.FMC.ac 

     
 

DISPERSIONI DELL'EDIFICIO RIPARTITE PER STRUTTURA 
 
Le dispersioni sono espresse in (W) e non tengono conto di eventuali maggiorazioni 
 
Codice Ucd Area N N E E S E S S O O N O T OR Altro Totale 
 W/m²K (m²)  
 
3      1,5270 421 4462 - 1759 - 5876 - 1739 - - - 59 13895 
4      1,7570 82 - - - - - - - - - - 1146 1146 
5      1,5100 13 - - - - - - - - - - 156 156 
2      1,2660 59 - - - - - - - - - - 749 749 
1      1,1610 960 - - - - - - - - - 22286 - 22286 
6      2,5080 38 903 - 536 - 447 - 276 - - - - 2162 
7      3,5718 144 5196 - 1725 - 3472 - 1061 - - - - 11454 

 
Totali  1716 10561  4020  9795  3076   22286 2110 51848 
 

 
 
     

 
TOTALI ZONE/IMPIANTO 

 
Codice  Descrizione Volume Trasm. Magg. Marg. Ventil. Recup. Totale 
   (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) 

 
 
1 1 DEGENZA 2494,8 51848 5180 0 47856 43070 61814 
  SOTTOCENTRALE 2494,8 51848 5180 0 47856 43070 61814 

 
 
   2494,8 51848 5180 0 47856 43070 61814 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 

 
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE VOLUMICO DI PROGETTO (UNI 10379) 

 
Potenza termica dispersa per trasmissione (W) : 57028 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura esterna minima di progetto (°C) : 0,00 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
 

 
SELEZIONE DEL METODO DI CALCOLO (UNI 10379) 

 
Area equivalente soleggiata dell'edificio (m²) : 46,92 
Irradianza media stagionale sul piano orizzontale (W/m²) : 104,00 
Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
Apporti interni (W/m³) : 0,00 
Indice volumico degli apporti gratuiti (W/m³) : 0,000 
 
Coefficiente di dispersione volumico di progetto (W/m³·K) : 0,000 
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Numero di volumi d'aria ricambiati (val. medio 24h) (n/h) : 3,25 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Indice volumico delle dispersioni (W/m³) : 0,000 
 
Indice degli apporti / indice delle dispersioni  : - 
 
Metodo di calcolo selezionato (UNI 10379)  :   
 
 
 
     
 
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE (UNI 10379 4.1.2.3) 
 
Rendimento di emissione  : 0,0000 
Rendimento di regolazione  : 0,0000 
Rendimento di distribuzione  : 0,0000 
Rendimento di produzione  : 0,0000 
 
Rendimento globale medio stagionale  : 0,0000 
 
 
 
FABBISOGNO ENERGETICO NORMALIZZATO (UNI 10379 4.) 
 
Fabbisogno convenzionale di energia primaria (kJ) : 0 
Temperatura interna di progetto (°C) : 0,00 
Temperatura media stagionale dell'aria esterna (°C) : 12,07 
Numero di giorni del periodo di riscaldamento  : 137 
Volume dell'edificio (m³) : 0,00 
 
Fabbisogno energetico normalizzato, FEN (kJ/m³·g·K) : 0,00 
 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 
VALORI LIMITE IMPIANTO (D.M. 30 luglio 1986 - UNI 10379) 
 
Gradi giorno della località  : 1034 
Cd per S/V <= 0.2 (W/m³·K) : 0,453 
Cd per S/V >= 0.9 (W/m³·K) : 0,988 
V = Volume lordo delle parti di edificio riscaldato (m³) : 0,00 
S = Superficie disperdente che delimita il volume V (m²) : 0,00 
Rapporto S/V (1/m) : 0,000 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
 
Potenza utile nominale  (kW) : 0,000 
Rendimento globale medio stagionale, ng (%) : 0,00 
 
Coefficiente dispersione volumico limite, Cdlim (W/m³·K) : 0,000 
Numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (1/h) : 0,00 
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Coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti  : 0,000 
Irradianza media solare stagionale (W/m²) : 104,00 
Differenza fra la temperatura interna supposta costante 
e quella dell'aria esterna media stagionale (K) : 0,00 
Apporti gratuiti interni (W/m³) : 0,00 
Rendimento globale medio nel periodo di riscaldamento (%) : 0,0000 
Fabbisogno energetico normalizzato, FENlim (KJ/m³·giorno·K) : 0,00 
 
 
     
 
Impianto termico : 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 
RIEPILOGO VERIFICHE EDIFICIO/IMPIANTO 
 
Coefficiente di dispersione volumico (W/m³·K) : 0,000 
Coefficiente di dispersione volumico limite (W/m³·K) : 0,000 
Verifica: positiva 
 
Rendimento globale medio stagionale (%) : 0,00 
Rendimento globale medio stagionale minimo (%) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Fabbisogno energetico normalizzato (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Fabbisogno energetico normalizzato limite (kJ/m³·giorno·K) : 0,00 
Verifica: positiva 
 
Portata totale dell'aria di ricambio (G) (m³/h) : 6858,14 
Numero di ore annue di funzionamento (M) ventilazione  : 3288 
Non è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore 
disperso per rinnovo dell'aria (D.P.R. 412 art.5 c.13). 
 
 
 

 
DATI RIEPILOGATIVI LOCALI 

 
Locale  Descrizione  Ora Q trasm. Q irr. Q infiltrazione Carichi interni Q totale R=Qs/Qt 
     Sens. Lat. Sens. Lat. Sens. Lat. 
   W W W W W W W W W 

 
000001 FILTRO              19 376 0 17 37 133 0 526 37 563 0,9342 
000002 CORRIDOIO-A 18 5973 3273 390 629 3202 615 12838 1244 14082 0,9117 
000003 DEGENZA         17 578 193 46 67 977 41 1795 108 1903 0,9432 
000004 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000005 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000006 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000007 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000008 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000009 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000010 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000011 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000012 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000013 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000014 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000015 DEGENZA         17 556 193 46 67 977 41 1773 108 1881 0,9426 
000016 WC                    18 140 0 8 13 308 41 456 54 510 0,8941 
000017 SOGGIORNO    17 775 193 52 76 777 205 1797 281 2078 0,8648 
000018 CUCINA             18 367 0 19 30 1316 138 1702 168 1870 0,9102 
000019 WC                    18 101 0 6 10 296 41 403 51 454 0,8877 
000020 WC                    18 76 0 6 10 296 41 378 51 429 0,8811 
000021 CAPOSALA       18 232 0 17 28 737 41 986 69 1055 0,9346 
000022 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
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000023 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000024 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000025 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000026 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000027 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000028 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000029 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000030 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000031 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000032 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000033 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000034 DEGENZA         17 534 193 46 67 977 41 1751 108 1859 0,9419 
000035 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000036 WC                    18 102 0 8 13 308 41 418 54 472 0,8856 
000037 DEGENZA         17 578 193 46 67 977 41 1795 108 1903 0,9432 
000038 FILTRO              17 378 81 24 35 128 0 611 35 646 0,9458 
000039 FILTRO              10 308 2564 5 76 275 0 3151 76 3227 0,9765 
000040 CORRIDOIO     18 1590 1212 106 171 623 0 3531 171 3702 0,9538 
000041 DEGENZA         16 739 813 57 75 1029 41 2637 116 2753 0,9579 
000042 WC                    10 35 641 1 12 305 41 982 53 1035 0,9488 
000043 WC                    18 136 0 7 12 305 41 448 53 501 0,8941 
000044 DEGENZA         17 631 252 48 70 995 41 1926 111 2037 0,9455 
000045 LAVORO MEDI 17 377 151 32 47 1418 138 1978 185 2163 0,9145 
000046 DEGENZA         17 573 252 48 70 995 41 1868 111 1979 0,9439 
000047 WC                    18 104 0 8 13 309 41 421 54 475 0,8863 
000048 WC                    18 104 0 8 13 309 41 421 54 475 0,8863 
000049 DEGENZA         17 634 252 48 70 995 41 1929 111 2040 0,9456 
000050 DEGENZA         16 612 650 53 70 995 41 2310 111 2421 0,9541 
000051 WC                    16 121 163 9 12 305 41 598 53 651 0,9186 
000052 WC                    18 67 0 5 9 92 41 164 50 214 0,7664 
000053 WC                    18 67 0 5 9 92 41 164 50 214 0,7664 
000054 ANTIBAGNO     18 67 0 3 5 279 41 349 46 395 0,8835 
000055 ANTIBAGNO     18 67 0 3 5 279 41 349 46 395 0,8835 
000056 WC ASSISTIT 18 204 0 16 26 416 82 636 108 744 0,8548 
000057 LAVORO INFE 18 379 0 29 47 1416 138 1824 185 2009 0,9079 
 
Nota: I dati sono relativi all'ora di massimo carico di locale. 
 
     

 
DATI RIEPILOGATIVI ZONE/IMPIANTO 

 
 
Codice  Descrizione Ora max Q sensibile Q latente Q totale R=Qs/Qt 
   carico W W W 

 
1 1 DEGENZA 17 76162 6110 82272 0,9257 
  SOTTOCENTRALE T 17 76162 6110 82272 0,9257 
 
N.B. I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di zona o di impianto. 
 

     
 

DATI RIEPILOGATIVI IMPIANTO 
 
IMPIANTO: 1 SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
Locale  Volume Ora max Q sens.  Q latente Q totale R=Qs/Qt 
  (m³) carico W W W 

 
000001 FILTRO 31,9 19 526 37 563 0,9342 
000002 CORRIDOIO-ATTESA 548,9 18 12838 1244 14082 0,9117 
000003 DEGENZA 58,2 17 1795 108 1903 0,9432 
000004 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000005 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000006 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000007 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000008 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000009 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
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000010 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000011 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000012 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000013 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000014 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000015 DEGENZA 58,2 17 1773 108 1881 0,9426 
000016 WC 11,3 18 456 54 510 0,8941 
000017 SOGGIORNO 66,1 17 1797 281 2078 0,8648 
000018 CUCINA 26,6 18 1702 168 1870 0,9102 
000019 WC 8,4 18 403 51 454 0,8877 
000020 WC 8,4 18 378 51 429 0,8811 
000021 CAPOSALA 24,6 18 986 69 1055 0,9346 
000022 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000023 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000024 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000025 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000026 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000027 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000028 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000029 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000030 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000031 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000032 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000033 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000034 DEGENZA 58,2 17 1751 108 1859 0,9419 
000035 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000036 WC 11,3 18 418 54 472 0,8856 
000037 DEGENZA 58,2 17 1795 108 1903 0,9432 
000038 FILTRO 30,7 17 611 35 646 0,9458 
000039 FILTRO 66,0 10 3151 76 3227 0,9765 
000040 CORRIDOIO 149,5 18 3531 171 3702 0,9538 
000041 DEGENZA 65,5 16 2637 116 2753 0,9579 
000042 WC 10,6 10 982 53 1035 0,9488 
000043 WC 10,6 18 448 53 501 0,8941 
000044 DEGENZA 60,8 17 1926 111 2037 0,9455 
000045 LAVORO MEDICI 40,9 17 1978 185 2163 0,9145 
000046 DEGENZA 60,8 17 1868 111 1979 0,9439 
000047 WC 11,5 18 421 54 475 0,8863 
000048 WC 11,5 18 421 54 475 0,8863 
000049 DEGENZA 60,8 17 1929 111 2040 0,9456 
000050 DEGENZA 60,8 16 2310 111 2421 0,9541 
000051 WC 10,6 16 598 53 651 0,9186 
000052 WC 7,4 18 164 50 214 0,7664 
000053 WC 7,4 18 164 50 214 0,7664 
000054 ANTIBAGNO 4,3 18 349 46 395 0,8835 
000055 ANTIBAGNO 4,3 18 349 46 395 0,8835 
000056 WC ASSISTITO 22,6 18 636 108 744 0,8548 
000057 LAVORO INFERMIERI 40,6 18 1824 185 2009 0,9079 
 
Totali  2494,8 17 76162 6110 82272 0,9257 
 
Nota: I dati sono relativi rispettivamente all'ora di massimo carico di locale o di impianto. 
 

 
     

ANDAMENTO ORARIO DELLE POTENZE ESTIVE DELL'IMPIANTO 
 
 
Codice impianto: 1  SOTTOCENTRALE TERMOFRIGORIFERA 
 
 Ora Trasm. Irragg. Infiltrazioni Altri Carichi Totali 
 
 
    Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qtot R=Qs/Qt 
  W W W W W W W W W 

 
 1 16634 3760 -674 2867 37592 3243 57311 6110 63421 0,9037 
 2 13760 3190 -674 2867 37592 3243 53868 6110 59978 0,8981 
 3 11586 2951 -674 2867 37592 3243 51455 6110 57565 0,8939 
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 4 10223 2578 -674 2867 37592 3243 49719 6110 55829 0,8906 
 5 7250 2080 -674 2867 37592 3243 46248 6110 52358 0,8833 
 6 6603 3100 -674 2867 37592 3243 46622 6110 52732 0,8841 
 7 5816 4829 -674 2867 37592 3243 47563 6110 53673 0,8862 
 8 4946 6778 -674 2867 37592 3243 48641 6110 54751 0,8884 
 9 5293 8336 -243 2867 37592 3243 50978 6110 57088 0,8930 
 10 6300 9482 206 2867 37592 3243 53580 6110 59690 0,8976 
 11 7541 10113 683 2867 37592 3243 55930 6110 62040 0,9015 
 12 10000 10587 1184 2867 37592 3243 59363 6110 65473 0,9067 
 13 14652 10922 1680 2867 37592 3243 64846 6110 70956 0,9139 
 14 17920 11568 2174 2867 37592 3243 69254 6110 75364 0,9189 
 15 20050 11917 2360 2867 37592 3243 71919 6110 78029 0,9217 
 16 22940 12028 2174 2867 37592 3243 74734 6110 80844 0,9244 
 17 25134 11467 1969 2867 37592 3243 76162 6110 82272 0,9257 
 18 26400 10156 1763 2867 37592 3243 75912 6110 82022 0,9255 
 19 26222 8474 1359 2867 37592 3243 73647 6110 79757 0,9234 
 20 24738 7362 940 2867 37592 3243 70633 6110 76743 0,9204 
 21 23859 6278 459 2867 37592 3243 68188 6110 74298 0,9178 
 22 23209 5442 -36 2867 37592 3243 66207 6110 72317 0,9155 
 23 20938 4784 -521 2867 37592 3243 62793 6110 68903 0,9113 
 24 18547 4248 -1030 2867 37592 3243 59358 6110 65468 0,9067 
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1 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

1.1.1 GENERALITÀ 

Gli impianti elettrici da realizzare per il Completamento dei lavori di Adeguamento dei Plessi dell’INT 

Fondazione G. Pascale in Via Semmola, avranno caratteristiche, consistenza e prestazioni adeguati alle 

specifiche funzioni cui è destinato il complesso nel suo insieme, nei suoi singoli locali ed anche alle varie 

sue caratteristiche architettoniche e ambientali. 

Inoltre gli impianti saranno realizzati con la più scrupoloso osservanza di tutte le norme di legge e di 

regolamento vigenti ed in particolare: 

- Legge 1.03.68 n. 186 Sull’esecuzione impianti elettrici; 

- DPR 27.04.63 n. 547 Sulla prevenzione infortuni sul lavoro, con gli aggiornamenti e complementi 

successivi; 

- DPR 29.05.63 n. 1497 Regolamento per ascensori e montacarichi in servizio privato; 

- Norme CEI 11-1 Impianti di produzione e trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

- Norme CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, linee in 

cavo; 

- Norme CEI 11-8 Impianti di messa a terra 

- Norme CEI 64-8 IV ed. 

1998 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

c.a. e 1500 V in c.c.; 

- Norme CEI 64-4 Impianti elettrici nei locali ad uso medico; 

- Norme CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e 

similari; 

- Norme CEI 64-10 Impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento; 

- Norme CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosioni e incendio; 

- Norme CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similare; 

- Norme CEI 64-50 Edilizia residenziale; 

- Norme CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri; 

- Norme CEI 81-1 VI Protezione di strutture contro i fulmini del 1997; 

- Norme CEI 81-4 VI Valutazione del rischio dovuto al fulmine del 1998; 

- Norme CEI 20-19 Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.; 

- Norme CEI 20-20 Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V.; 

- Norme CEI 20-22 Prove dei cavi non programmanti l’incendio; 

- Norme CEI 20-38 Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio; 

- Norme CEI 20-40 Fascicolo 2403G Guida alle norme CEI 64-4; 

- Norme CEI 23-9 Apparecchi di comando non automatici per tensione nominale fino a 380 V 

destinati ad usi domestici e similari; 

- Norme CEI 23-14 Tubi flessibili in PVC e loro accessori; 

- Norme CEI 23-5 Prese a spina per usi domestici e similari; 

- Norme CEI 23-8 Tubi protettivi in PVC e accessori; 

- Norme CEI 23-17 Tubi protettivi pieghevoli autoestinguenti; 

- Norme CEI 23-19 Canali portatavi in materiale plastico e loro accessori; 

- Norme CEI 23-18 Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori differenziali 

con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari; 

- Norme CEI 103-1 Impianti telefonici interni – fasc 302; 

- Norme CEI 17-5 Interruttori automatici di sovraccarico per tensioni non superiori a 1000V 

fasc. 460; 

- Norme CEI 23-3 Interruttori automatici di sovraccarico per tensioni non superiori a 425 V – 

fasc. 452; 
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- Norme CEI 11-35 Giuda alla esecuzione delle cabine elettriche di utenze del 1997 

 

- Tabella CEI-UNEL 

35024/1 

Portata di corrente in regime permanente per posa in aria cavi elettrici con 

materiale elastometrico o termoplastico del 1997 

- Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione; 

- Direttiva ascensori 95/16/CE 

- D.M. 236/89 

- Legge Comunitaria 1995-1997 n. 128 del 24 aprile 1998 – Raccomandazione per l’esecuzione degli 

impianti di terra negli edifici civili – fasc S/423; 

- Prescrizioni del Comando VV.F. competente; 

- Disposizioni dell’’Azienda distributrice dell’energia elettrica; 

- Disposizioni della Concessionaria del servizio telefonico, ufficio di zona; 

- Normativa e raccomandazioni dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ENPI, Uffici competenti; 

- Prescrizioni delle Autorità comunali; 

- Norme e tabelle UNEL e UNI per quanto riguarda i materiali già unificati, gli impianti ed i loro 

componenti. 

 

REPARTI OGGETTO DELL’INTERVENTO 

I reparti oggetto dell’intervento sono quelli sottoelencati: 

RIPARTIZIONE SCIENTIFICA 

 
 
Nell’ambito di questo finanziamento è prevista la ristrutturazione ed adeguamento normativo dell’edificio 

denominato “Ripartizione Scientifica” dedicato a Laboratori di Oncologia Sperimentale. 

Nel dettaglio per questo edificio si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento,  dei piani di seguito riportati 

con relative destinazioni: 

- Piano Seminterrato: Stabulario; Biobanca 

- Piano Terra: Scuola infermieri, tecnici, area didattica; Direzione Scientifica 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 

- Piano Terzo: Anatomia patologica; laboratori; 

Nell’ambito del complesso edilizio esistente in Napoli, presso la via Mariano Semmola, che compone 

l’istituto G. Pascale, vi è un edificio in muratura denominato Ripartizione Scientifica e dedicato alla 

oncologia sperimentale. 

Come si evince dall’allegata documentazione fotografica, l’edificio de quo versa in uno stato avanzato di 

vetustà, carenza normativa ed in particolare necessita di un intervento di adeguamento statico.  

Alla luce di quanto sopra poiché è intendimento dell’Istituto realizzare in questo edificio della Ripartizione 

Scientifica un moderno ed efficiente centro di laboratori di oncologia sperimentale di supporto all’oncologia 

clinica, si prevede in questo progetto la completa ristrutturazione civile ed impiantistica al fine di ottenere  

un edificio che oltre a garantire gli aspetti normativi di natura civile garantisca pure quelli di natura sanitaria 

ed impiantistica. 

 Sono previste le lavorazioni a tutti i piani d’intervento: 

- Disfacimento di pavimentazione 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistente 

- Rimozione impiantistiche esistenti 

- Realizzazione nuove tramezzature 
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- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio. 

Di seguito si descrivono gli interventi di lay out distributivo previsti per ciascun piano. 

Nel piano seminterrato l’intervento è limitato a due aree ed esattamente all’area in alto a destra dello 

sviluppo planimetrico del piano dedicata allo stabulario e all’area in basso a sinistra dedicata alla 

realizzazione della Biobanca. 

Lo Stabulario  prevede un ingresso dedicato dall’esterno per gli animali tramite l’esistente scala di 

accesso, come riportato nell’elaborato planimetrico vi è poi l’ingresso del personale, inoltre sono previsti i 

seguenti ambienti: 

- Laboratorio 

- Stabulario 

- Ricerca per stabulazioni 

- Stanza sterile 

- Lavaggio animali 

- Ufficio amministrativo 

- Locali wc e servizi 

- Corridoio distributivo  

- La Biobanca prevede oltre ad una zona dedicata agli uffici con i relativi servizi igienici i seguenti 

ambienti: 

- Locali Frigo 

- Locali Inclusione Paraffina 

Nel piano terra l’intervento è inerente a tutto il piano ad eccezione della esistente grande sala conferenze. 

Questo piano è dedicato alla didattica e presenta 4 poli separati, il primo entrando nell’ Edificio a destra, è 

quello dedicato alla biblioteca , il secondo in alto a destra è dedicato all’Aulario, il terzo in alto a sinistra è 

dedicato alla scuola dei tecnici, ed il quarto in basso a sinistra è dedicato ad ambienti di trattenimento e 

sale riunioni per convegni. 

 In particolare nell’ambito del piano sono previsti i seguenti ambienti: 

- Direzione Scientifica 

- Sala lettura 

- Sala richiesta libri 

- Aula multimediale 

- Aula da 36 posti 

- Aula da 32 posti 

- 2 aule da 24 posti 

- Sala relax 

- Direzione e segreteria scuola 

- Servizi igienici uomini e donne 
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- Uffici 

- Aula da 20 posti/aula da 12 posti, contigue che posso essere unite in un’unica aula da 32 posti 

- Ufficio del dirigente della scuola di formazione e sua segreteria 

- Sala riunioni  e salone di attesa eventi e convegni. 

Il primo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente  separate ed un pool 

centrale di ambienti comuni destinato alle direzioni ed alle segreterie di ciascun unità operativa e 

comprendono anche una sala riunioni comune. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle 

frigorifere. 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Anche il secondo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente separate ed un 

pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzione ed alle segreterie di ciascun unità operativa e 

comprendono anche una sala riunioni comune ed una camera oscura. Inoltre sono previsti due ambienti 

destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,nell’ambito delle quattro Unità Operative, le prime due sono composte ciascuna da: 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Il terzo piano è dedicato per i due terzi alla Anatomia Patologica, con aree dedicate ad uffici, sala riunioni e 

depositi ed una vasta area comprendente l’intera ala destra del fabbricato interamente dedicata a 

laboratori. 

Nella restante parte del piano è previsto una unità operativa dedicata a laboratori delle dimensioni e con 

organizzazione esattamente uguale alle singole unità operative previste al secondo e terzo piano. 

NUOVO BLOCCO OPERATORIO 

 

Il nuovo Blocco Operatorio previsto in questo progetto è ubicato al primo piano dell’Edificio Ospedaliero e 

viene realizzato in parte negli ambienti destinati attualmente al reparto Operatorio ed in gran parte in una 

superficie di ampliamento ricavata dalla realizzazione della sopraelevazione della Radiologia. 

Questo sensibile ampliamento della superficie è motivato dalla necessità di realizzare un moderno Blocco 

Operatorio che abbia un lay out distributivo tale da garantire economicità dei percorsi e dei servizi, 

separazione dei percorsi sporco e pulito e separazione dei percorsi del paziente e del personale, il tutto 

nel pieno rispetto della normativa emanata dalla Regione Campania con delibera  n. 7301 in data 

31/12/2001. 

Come si evince, dagli elaborati grafici progettuali, il nuovo Blocco Operatorio si sviluppa in un corpo a 

piastra di forma quadrangolare atta a garantire le peculiarità sopra evidenziate. 

Per realizzare la sopraelevazione dell’edificio al piano terra, destinato a Radiologia, sono state previsti in 

questo progetto, a seguito degli specifici calcoli strutturali, interventi di consolidamento degli elementi 

strutturali sottostanti al fine di sopportare i carichi della nuova struttura. Così come si evince negli elaborati 

grafici e nella relazione di calcolo strutturale. 
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Il nuovo Blocco Operatorio è progettato prevedendo il seguente lay out funzionale distributivo secondo le 

funzioni di seguito riportate: 

- spazio filtro di entrata degli operandi; 

- zone filtro personale addetto con relativo servizio igienico; 

- locale spogliatoio con annessi servizi igienici personale addetto; 

- locale preparazione malato; 

- locale risveglio malato; 

- locale relax operatori; 

- servizi igienici del personale; 

- 8 sale operatorie  di superficie variabile da un minimo 40.24 mq a un massimo di 46.78 mq, le 

superfici di rivestimento saranno ignifughe, resistenti al lavaggio ed alla disinfezione, lisce e non 

scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento; quest’ultimo sarà resistente agli agenti chimici 

e fisici, levigato e antisdrucciolo; in particolare il rivestimento della sala sarà previsto in pannelli in 

acciaio inox a tenuta, il pavimento in gomma conduttiva termosaldata con fuga a teli ed il 

controsoffitto in pannelli di acciaio inox a tenuta (60X60) smontabile; 

- N° 4 Preparazioni chirurghi; 

- Relax operatori; 

- deposito presidi e strumentario chirurgico; 

- deposito barelle; 

- deposito materiale sporco; 

- deposito materiale pulito; 

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 

- centrale sterilizzazione; 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

Il progetto degli impianti elettrici prevede per ogni reparto la realizzazione dei seguenti impianti: 

- rete di collegamento tra il quadro generale di edificio (esistente) e il quadro generale di reparto; 

- quadro elettrico generale e di reparto; 

- sottoquadri di reparto; 

- impianto di illuminazione interna normale, di emergenza e di sicurezza; 

- impianto di prelievo energia (prese) sulla sezione normale e sulla sezione privilegiata; 

- corpi illuminanti e apparecchiature di comando e prese; 

- impianto di chiamata infermeria (per i reparti destinati a degenza); 

- impianto telefonico e citofonico; 

- impianto di trasmissione dati (solo predisposizione di prese e vie cavi); 

- impianto di diffusione sonora; 

- impianto TV; 

- impianto di equipotenzialità; 

- impianto di rivelazione automatica di incendio. 
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DATI DI PROGETTO 

1.1.2 RETE DI ALIMENTAZIONE 

Tensione nominale b.t.       400 V 

Corrente di corto circuito (sulle sbarre del quadro di reparto)    10 kA 

Frequenza          50 Hz   

Sistema di distribuzione b.t.      TN - S 

Tensione di massima verso terra     220 V 

Tensione di massima di contatto per 5 sec.      25 V 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE 

A partire dal quadro elettrico generale di bassa tensione di edificio saranno posati i cavi,  per 

l’alimentazione dei quadri generali di reparto. 

 

Tutti i cavi di collegamento saranno multipolari di tipo FG7OR06/1kV, e saranno posati entro passerella 

portacavi esistenti con percorso uguale a quelli sostitiuti. 

Ogni Q.E. derivato sarà dotato di nodo equipotenziale interno al quadro, a cui andrà attestato il 

conduttore di protezione proveniente dal nodo equipotenziale principale del Q.E.G. di reparto. I conduttori 

di protezione saranno realizzati con i cavi unipolari, tipo FG7R con guaina di colore giallo-verde e di 

seizone pari alla metà della sezione del conduttore di fase, per sezioni maggiori di 16mmq, con il minimo 

di 16mmq. 

La massima caduta di tensione ammessa sui circuiti della distribuzione principale sarà: 

 

V  2% 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA SECONDARIA 

La rete di distribuzione secondaria ha origine dai quadri di zona interessati dall'intervento ed alimenta 

le utenze luce e f.m.. Essa è costituita dalle dorsali principali e dalle derivazioni secondarie alle 

apparecchiature elettriche realizzate con cavi di tipo multipolari con guaina tipo FG7OR, oppure con cavi 

unipolari tipo N07G9, non propaganti l'incendio, a bassa emissione di fumi opachi, a totale assenza di gas 

tossici e corrosivi (Norme CEI 20-22 II e 20-38), in opera in tubazioni sotto pavimento, sotto traccia a 

parete o a soffitto o staffate a vista nel controsoffitto all’interno di canaline portacavi. I conduttori devono 

risultare perfettamente sfilabili senza difficoltà ed il loro infilaggio nei tubi dovrà avvenire dopo che questi 

siano stati posti in opera. La rete deve essere abbondantemente munita di scatole di ispezione, 

sezionamento e derivazione. 

Le tubazioni devono avere una sezione interna maggiore rispetto a quella strettamente necessaria per 

i conduttori contenuti, rispettivamente del 50% e del 30% nei casi di due e più conduttori. 

Le tubazioni in opera sotto pavimento o staffate a vista nei controsoffitti, devono essere in plastica 

pesante e, in particolare, quelle sotto pavimento devono essere prive  di giunzioni o dovranno avere 

giunzioni stagne. 

Le tubazioni staffate a vista devono essere del tipo non propaganti l'incendio, a contenuta produzione 

di fumi opachi e ad assenza di gas tossici e corrosivi. 

Le giunzioni, i sezionamenti e le derivazioni dei conduttori devono essere effettuate sempre ed 

esclusivamente nelle relative scatole ed a mezzo di morsetti. Non è ammessa la saldatura dei conduttori. 

Sono altresì vietate le curve a piccolo raggio e gli attraversamenti in diagonale di pavimenti, pareti e 

soffitti. In particolare, i raggi di curvatura dei conduttori  devono essere quelli consigliati dalle case 

costruttrici. 

E' vietato, inoltre, disporre nelle stesse tubazioni e nelle stesse scatole, conduttori appartenenti a 

circuiti a tensione diversa, ed è vietato disporre nelle stesse tubazioni e scatole conduttori di circuiti a 

corrente continua e conduttori di circuiti a corrente alternata. Sono ammesse scatole multiple per i circuiti a 

tensione diversa purché munite di setti isolanti fissi. 

Per i dati tecnici vale quanto detto per la distribuzione principale, con le seguenti varianti: 
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- cadute di tensione max ammissibili, per portate, ragguagliate alla potenza totale con i coefficienti 

di contemporaneità di cui al comma seguente: 

 

 

* sui circuiti luce  V%  < 2% 

* sui circuiti f.m. V%  < 2% 

 

Inoltre: 

- il carico di ciascun circuito di distribuzione secondaria non dovrà superare la potenza di 2 kW, in 

linea di massima; 

- Le utenze luce e f.m. dovranno essere alimentate sempre con circuiti diversi; 

- le prese dovranno essere alimentate da circuiti distinti da quelli relativi alla illuminazione; 

- i corridoi e i passaggi principali dovranno avere circuiti di illuminazione indipendenti con comando 

centralizzato; 

- le sezioni minime ammissibili dei conduttori dovranno essere: 

 

* mmq 1,5 per le linee LUCE; 

* mmq 1,5 per le linee PRESE F.M. alimentanti una sola presa  da 10A+T-220V; 

* mmq 2,5 per le linee PRESE F.M. alimentanti più prese da l0A+T-220V; 

* mmq 2,5 per le linee alimentanti una presa di portata > 16A; 

* mmq 4 per le linee alimentanti più prese di portata > 16A. 

 

I conduttori di terra, di protezione e di equipotenziali devono essere di colore giallo-verde, il neutro di 

colore blu le fasi secondo la tabella CEI-UNEL. 

Ai fini del proporzionamento dei circuiti di distribuzione principale e secondaria si considereranno, ove 

non diversa-mente specificato, i seguenti coefficienti di contemporaneità: 

- 1 per i circuiti luce; 

- 0,5 per le prese luce normali considerando ogni presa come un carico pari a 100 W; 

- 0,2 per le prese f.m.; considerando ogni presa come un carico pari a 1000 W; 

- 1 per le prese da 16A+T 220 V nei laboratori con  carico pari a 500 W. 

 

I circuiti di distribuzione secondaria per l'alimentazione delle prese saranno in ogni caso considerati 

come carichi di potenza non inferiore a: 

- 2 kW per i circuiti prese luce; 

- 3 kw per i circuiti prese f.m. 

i calcoli relativi alla determinazione della sezione del conduttore di fase, della corrente di corto-circuito 

del coordinamento delle protezioni sono stati eseguiti con riferimento a determinate tipologie di dispositivi 

di interruzione, l’Appaltatore è libero di modificare tale tipologia a condizione di garantire la conformità 

dell’impianto alla buona regola dell’arte; la protezione della conduttura dalle sovracorrenti dovute al 

sovraccarico e dal corto circuito; e la selettività dell’intervento delle protezioni. Il dimensionamento delle 

condutture e la scelta degli apparecchi di protezione derivano dalla valutazione delle condizioni di 

funzionamento dell'impianto, dalle prestazioni che esso dovrà fornire e da un'accurata analisi dei carichi.  

In condizioni di regime la corrente nominale degli apparecchi di protezione e la portata delle condutture 

saranno determinate in modo da consentire l'alimentazione dei carichi per un tempo indeterminato. 

Nel calcolo della portata dei cavi in regime permanente farà riferimento ad una temperatura ambiente 

di 30°C ad una determinata condizione di posa e di esercizio ed alla massima temperatura dell’isolante 

ammessa dalle Norme che varia sensibilmente al discostarsi delle condizioni effettive di installazione da 

quelle di riferimento. 

Per quanto riguarda il coordinamento tra conduttura e dispositivo di protezione devono essere 

verificate le condizioni IB  IN  IZ e IF  1,45 IZ (Norme CEI 64-8). 

Per le protezioni contro i corto circuiti deve essere I
2
t  K

2
S

2
. Inoltre una volta in opera si deve anche 

verificare la massima lunghezza di conduttura protetta. 

Gli interruttori automatici di sovraccorrente saranno del tipo bipolari per le linee monofasi alimentanti i 

circuiti luce, quadripolari per le linee f.m. normale e privilegiate, tripolari per utenza speciali ed elevatori. 
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Le caratteristiche di potenza non dovranno essere  inferiori ad un potere d'interruzione di 6 kA alla 

tensione di 380 V e ciò anche per il tipo bipolare. 

Le caratteristiche d'intervento degli interruttori messi a protezione dei circuiti luce, saranno simili al tipo 

“G” e ciò per permettere una chiusura contemporanea di un elevato numero di lampade fluorescenti con 

rifasamento in parallelo. 

Il sistema di protezione adottato deve essere tale da  poter realizzare la selettività  totale e in  caso di 

guasto deve intervenire l'organo di interruzione della linea interessata al guasto per tutti i valori di corrente 

inferiori o  uguali alla massima corrente di corto  circuito presente nel  punto in cui è installato l'organo 

stesso. 

Andrà pertanto fornito dall’impresa esecutrice dei lavori un abaco che dimostri l'effettiva selettività delle 

protezioni in bassa tensione poste fra loro in serie per l'intero campo di valore dei corto circuiti verificabili. 

Le linee  per l'alimentazione  degli elevatori  si  dovranno attestare insieme al conduttore di protezione 

nella relativa sala macchine in una scatola di derivazione, a disposizione della ditta esecutrice 

dell’impianto elettrico a servizio degli elevatori, che provvederà a collegarlo al quadretto esecutore di sua 

fornitura. 

 

RETE EQUIPOTENZIALE E PROTWENZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 

 

Tutte le apparecchiature elettriche sono provviste di morsetto per il collegamento a terra delle parti 

metalliche non attive; le prese luce e f.m. sono tutte con polo di terra. 

La messa a terra sarà realizzata collegando i morsetti di terra delle apparecchiature ed i poli di terra 

delle prese  con conduttori di protezione aventi le stesse caratteristiche dei conduttori di alimentazione. 

I conduttori di protezione fanno capo ad un nodo equipotenziale posto nel quadro elettrico di piano e 

seguiranno lo stesso percorso delle dorsali di distribuzione secondaria. La dorsale di protezione sarà posta 

in opera nelle stesse tubazioni della distribuzione secondaria e si attesterà al morsetto di terra del quadro 

di zona che alimenta gli impianti da essa protetti. 

Le montanti di terra seguiranno di massima gli stessi percorsi delle linee di distribuzione principale e 

saranno poste in opera con le stesse modalità di queste. 

All'impianto di protezione andranno collegate anche tutte le masse metalliche. 

I nodi equipotenziali di ogni quadro faranno capo all’impianto di terra generale. 

In tutti i locali adibiti ad uso medico (Norme CEI 64-8) sarà previsto un impianto di equalizzazione del 

potenziale. 

Nel caso di due o più locali facenti parte dello stesso gruppo di locali, l'equalizzazione sarà realizzata 

fra i locali del gruppo. 

Nelle camere di degenza, e i locali appartenenti ai gruppi I e II l'equalizzazione del potenziale sarà 

realizzata mediante anello equipotenziale. 

Per ogni locale appartenente ai gruppi III e IV sarà prevista l’equalizzazione del potenziale per le 

masse estranee e le masse installate ad una altezza non superiore a 2,5 m dal piano di calpestio, 

collegandole a mezzo di conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a 6 mmq ad un nodo 

equipotenziale costituito da una piastrina di rame incassata in luogo opportuno sulla quale sono praticati 

dei fori filettati per il fissaggio mediante viti dei conduttori citati .  

I locali adibiti a UTIC e quelli ad esso collegati, sono generalmente alimentati da un proprio quadro 

diviso in due sezioni, una di continuità a sua volta collegato alle sbarre privilegiate del quadro di piano di 

autonomia 60 m, provvisto di by-pass statico, con protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante 

trasformatori di isolamento,destinata ad alimentare le utenze vitali, e l’altra, ugualmente al imentata dalle 

sbarre privilegiate, destinata alle utenze non vitali. 

Deve essere previsto un nodo collettore a cui convergono i conduttori equipotenziali contraddistinti con 

fascette recanti sigle e numeri in modo da poterne individuare le funzioni e la provenienza. La resistenza 

dei conduttori equipotenziali, tenuto conto delle resistenze di contatto delle connessioni ad impianto 

ultimato, non deve essere superiore a 0.15 Ohm. A tale nodo dovranno essere collegati in modo visibile e 

in opportune tubazioni tutti i conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a 6 mmq per le masse 

estranee, come definito dalle NORME CEI 64-8 ed i conduttori di protezione per le masse ubicate ad 

altezza inferiore a 2,5 m dal pavimento. 
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Al nodo deve essere pure collegata la rete metallica di dispersione del pavimento conduttore per 

l’eliminazione delle scariche elttrostatiche. 

La protezione dei contatti indiretti dovrà essere realizzato mediante interruzione automatica del circuito 

nel modo seguente: 

- camere di degenza e locali appartenenti ai gruppi I, II e III mediante interruttore automatico 

differenziale con corrente ≤ 30 mA; 

- per i locali del gruppo IV e locali UTIC, anestesia e analgesia generale mediante separazione 

elettrica ≤ 230 V con controllo permanente della resistenza di isolamento (R ≥ 50 KΏ) 

 

ILLUMINAZIONE INTERNA E APPARECCHI DI COMANDO E PRESE 

L'impianto dovrà realizzare, negli ambienti dell'edificio, livelli di illuminamento medi fissati secondo le 

Norme UNI 12464 come appresso indicati: 

- locali ad uso medico    lux = 400-500 

- uffici      lux = 400-500 

- depositi materiali e locali secondari   lux = 150 

- gabinetti, bagni, e passaggi secondari  lux = 150 

- atri, corridoi, scale    lux = 200-250 

- studi medici e laboratori    lux = 500 

- camere di degenza (luce indiretta)   lux = 100-150 

 

I livelli di illuminamento sopra indicati dovranno ottenersi sul piano di lavoro considerato in genere a 1 

metro dal pavimento tranne che per gli atri ed i corridoi in cui il piano di lavoro è da intendersi il pavimento 

stesso e dopo mille ore di funzionamento dei corpi illuminanti. La classe di qualità per la limitazione 

dell'abbagliamento (G) deve essere "A"; il gruppo di resa del colore (RA') deve essere del tipo "1A" con 

indice di resa del colore maggiore di 90 e la tonalità di colore delle lampade deve essere bianco calda 

nelle degenze e negli studi medici, negli uffici e nei laboratori. 

Il coefficiente di disuniformità inteso come rapporto tra illuminamento massimo e minimo, dovrà essere 

non inferiore a 0,8 in ciascun locale;; inoltre ambienti adiacenti fra i quali si hanno frequenti passaggi di 

persone non dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminamento superiori al 50%. 

Alcune utenze importanti come, ad esempio, le lampade di visita medica e le prese luce nelle degenze 

sono alimentate dal circuito luce privilegiata che si commuta automaticamente sul gruppo elettrogeno al 

mancare della tensione.  

Per l'illuminazione notturna sono previsti corpi illuminanti che fanno normalmente parte dell'impianto di 

illuminazione, (ad esempio una plafoniera ogni 3 nei corridoi) oppure apparecchi specifici. Tali corpi sono 

alimentati dalle linee N.E. (notturna emergenza), diverse da quelle di illuminazione normale, che si 

commutano automaticamente sulle sbarre privilegiate al mancare della tensione di rete. Le utenze N.E. 

sono alimentate dalla sezione emergenza del quadro di piano. 

In tal modo è possibile prevedere un'automatica inserzione-disinserzione della illuminazione notturna 

secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria. 

L'illuminazione di sicurezza è realizzata mediante corpi illuminanti autonomi, con batterie di 

accumulatori al Ni-Cd con autonomia di 2 ore e devono realizzare un livello di illuminamento minimo non 

inferiore a 5 lux, come prescritto dalle Norme CEI 64-8 per i locali pubblici. 

I corpi illuminanti previsti per l'illuminazione di emergenza sono provvisti anche di un mininverter con 

batteria al Ni-Cd, montati e cablati nella stessa plafoniera, per l'illuminazione di soccorso. 
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1.1.3 CORPI ILLUMINANTI E APPARECCHIATURE DI COMANDO E PRESE 

 

La posizione delle sorgenti luminose è riportata nelle tavole di progetto ed è tale da soddisfare 

condizioni di disuni-formità accettabili. Tuttavia la disposizione esatta dei corpi illuminanti e delle relative 

apparecchiature di comando potrà presentare, a giudizio della D.L., spostamenti rispetto a quelli prevista 

in progetto senza che comporti maggiori compensi per la Ditta assuntrice. 

I corpi illuminanti dovranno essere atti a contenere tutti i componenti elettrici per il funzionamento delle 

lampade in essi contenute e dovranno essere tutti provvisti di morsetto per la messa a terra di protezione 

delle parti metalliche non attive. 

In funzione della natura e della destinazione dei locali saranno adoperati le seguenti tipologie di 

apparecchi illuminanti: 

- studi medici, locali infermieri, sala visite mediche e ambienti in genere dove è previsto l’uso di 

videoterminali: 

Apparecchi illuminanti da incasso in pannelli 600x600mm con corpo in acciaio verniciato, ottica 

parabolica semispeculare antiriflesso, assenza di iridescenza ad alto rendimento R>75%, 

luminanza<200cd/mq per angoli >60° trasversali e longitudinali a doppia parabolocità. Cablaggio 

elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza > 0.95, fusibile, alimentatori con accensione a caldo 

della lampada. Equipaggiati con lampade elettroniche T516 14W96 lumen/Watt (DARK-LIGHT) 

- Depositi e locali tecnologici: 

E’ previsto l’uso di apparecchi illuminanti con corpo il policarbonato autoestinguente V2, stamapto 

ad iniezione, schermo in policarbonato autoestinguente, trasparente stampato ad iniezione con 

superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione differenziata. Riflettore in acciaio zincato a 

caldo, verniciato a base poliestere, apertura a cerniera. 

Cablaggio a starter 230V-50Hz. Rifasato con condensatore a resistenza di scarica incorporata, 

fusibile incorporato, conformità alla Norma CEI EN 60598-1 ediz. (CEI 34-21). Grado di 

protezione IP65, equipaggiato con lampade fluorescenti da 36W. 

- corridoi, bagni e ambienti con esigenze di schermatura e pulizia semplificata: 

schermo piano SP alla cornice perimetrale  in alluminio, apertura a cerniera, cablaggio a starter, 

230V-50Hz rifasato con fusibile. 

Equipaggiato con lampade fluorescenti da 18W 

 

- Degenze 

- Apparecchi di illuminazione inserite nei testaletto. 

Lampada segnapasso per luce notturna ad incasso, corpo in policarbonato grigio infrangibile ed 

autoestinguente V2, cornice in alluminio pressofuso, diffusore in policarbonato opale, infrangibile 

ed autoestinguente V2. 

Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, alimentazione 230V-50Hz 

Equipaggiato con 1 lampada FLC 1x7W, conformità alla Normativa CEI 34-21. IEC 598 grado di 

protezione IP54, doppio isolamento. 

 

 

In ciascun ambiente i centri luminosi saranno comandati mediante interruttori o commutatori, nei locali 

dotati di più ingressi i corpi illuminanti saranno comandati mediante deviatore. 

Gli interruttori onnipolari dei circuiti luce dovranno essere  inseriti sul conduttore di fase. Per il comando 

di gruppi di lampade la cui potenza complessiva superi i 500W dovranno essere utilizzati relais interruttori 

istallati in scatola da incasso o ubicati nei quadri di zona. 

Gli apparecchi di comando dovranno essere installati secondo le indicazioni delle tavole di progetto. 

L’impianto prevede i seguenti tipo di prese: 

- prese 10A+T 220V; 

- prese 10A+T 220V; 

- prese da 16A+T interbloccate con interruttore magnetotermico bipolare da incasso ed esterne; 

- prese 2P+T32A, 220V, per apparecchio radiologico portatile; 
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- prese 3P+T32A+T, interbloccata con interruttore magnetotermico. 

 

Il numero, il tipo e l’ubicazione delle prese risultano dagli elaborati di progetto; le eventuali variazioni di 

ubicazione che fossero necessarie a giudizio della D.L. rispetto al progetto, non potranno comportare 

richieste di maggiori compensi da parte della Ditta assuntrice. 

Ove la natura dei locali lo richieda o il progetto lo preveda, le prese dovranno essere in esecuzione 

stagna. 

Tutte le prese  dovranno essere provviste di polo di terra e fusibili di protezione e più prese ubicate 

nello stesso punto dovranno essere raggruppate in un’unica scatola portafrutto. 

1.1.4 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di diffusione sonora costituito da una centrale di 

amplificazione con microfono ed un sistema di altoparlanti da 6W, installato nel controsoffitto dei corridoi 

dei piani. 

L’impianto potrà gestire le comunicazioni di emergenza agli occupanti l’edificio o come impianto di 

ricerca persone. 

1.1.5 IMPIANTO DI SEGNALAZIONE 

Per l’impianto di chiamata di soccorso acustico e luminoso sono stati previsti pulsanti nelle camere di 

degenza per ogni posto letto e nei bagni riservati ai pazienti, nonché negli ambulatori. 

Essi permetteranno la comunicazione tra le camere servite ed i locali caposala ed assistenti. 

L’azzeramento delle varie chiamate sarà collocato nel luogo stesso della chiamata. 

Il personale sarà guidato verso il luogo di assistenza da un sistema di linee di luci. 

1.1.6 IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI  

E’ prevista la realizzazione di un impianto telefonico interno costituito da un centralino con 9 linee e 26 

derivati interni. 

Le tubazioni relative all’impianto telefonico sono dimensionati per ospitare in futuro una rete di 

conduttori per la trasmissione dei dati. 
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2 IMPIANTI IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOGNARI 

PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto gli impianti idrico-sanitari, antincendio e fognari previsti nel 

progetto di Completamento dei lavori di Adeguamento dei Plessi dell’INT Fondazione G. Pascale in Via 

Semmola. 

Gli impianti previsti, descritti dettagliatamente nella presente relazione tecnica, comprendono tutto 

quanto necessario e conseguente alla nuova distribuzione di progetto.  

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI 

2.1.1 PREMESSA 

Di seguito vengono descritti dettagliatamente gli interventi all’impianto idrico-sanitario, antincendio e 

fognario previsti. 

L’alimentazione idrica dei servizi nonché lo smaltimento delle acque usate dei vari reparti oggetto di 

ristrutturazione verrà effettuata con prelievo dalla rete esistente con derivazione dalle montanti esistenti ai 

vari piani. 

Gli impianti comprendono pertanto: 

- rete di alimentazione acqua fredda, calda e ricircolo servizi igienici; 

- reti di scarico apparecchi igienico-sanitari; 

- apparecchi igienico-sanitari; 

- impianto antincendio. 

 

2.1.2 RETI DI ALIMENTAZIONE 

La rete di alimentazione idrica provvederà a distribuire l’acqua a tutti gli apparecchi igienici installati nei 

vari ambienti di servizio. L’alimentazione acqua fredda verrà effettuata in pressione dalla rete esistente 

derivando le tubazioni dalle montanti esistenti più prossime ai nuovi ambienti di servizio. 

Dalle montanti, ad ogni piano, in corrispondenza dei locali servizi, verranno diramate le tubazioni per 

l’alimentazione di collettori accoppiati dai quali si staccano le tubazioni per l’alimentazione dei singoli 

apparecchi. 

Sulla rete principale in corrispondenza delle diramazioni dalle montanti sono state previste idonee 

intercettazioni. 

Ogni ambiente di servizio, qualora non è previsto il collettore, sarà dotato di rubinetto d’arresto per 

l’esclusione sia dell’acqua fredda che calda. 

2.1.3 RETE DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI 

Le acque nere provenienti dalle diramazioni di scarico degli apparecchi sanitari si immettono nelle 

colonne fecali esistenti alloggiate in appositi cavedi. 

La chiusura idraulica di ogni singolo apparecchio servito da una stessa colonna di scarico sarà 

collegata alla colonna di ventilazione mediante una conduttura di adeguata sezione. 

Tutte le tubazioni costituenti la rete di scarico sono previste in polietilene ad alta densità del tipo a 

saldare, a norma UNI. 

2.1.4 APPARECCHIATURE IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIA 

La scelta della tipologia dei servizi igienici è stata effettuata in relazione al tipo di destinazione e di 

utenza. 

Nei locali adibiti a servizi igienici per le degenze e per il personale si è prevista l’installazione di vasi e 

bidet del tipo sospeso in vetrochina, di lavabi in vetrochina e di docce in grès porcellanato. 
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Nei servizi igienici degli ambulatori, nei locali adibiti alle visite, nelle medicherie, nelle sale trattamenti 

ed in tutti i locali dove il personale medico o paramedico ha contatto con i degenti sono stati previsti lavabi 

dotati di rubinetteria “non tocco”. 

Nei locali per disabili gli apparecchi saranno adatti alla specifica utenza. 

Nei locali “vuota” sono state previste le predisposizioni per un monoblocco vuotatoio e lavapadelle 

automatico. 

2.1.5 IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’impianto antincendio è costituito essenzialmente da un impianto manuale ad idranti. 

Gli interventi si limitano allo spostamento e la sostituzione di qualche idrante esistente in funzione della 

nuova distribuzione architettonica. 

L’alimentazione dell’impianto sarà completamente indipendente da quella degli altri impianti e sarà 

assicurata con derivazione dalle reti o montanti esistenti. 
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3 IMPIANTI GAS-MEDICALI 

PREMESSA 

 

La presente relazione ha per oggetto gli impianti gas medicali e tecnici previsti nel progetto nel 

progetto di Completamento dei lavori di Adeguamento dei Plessi dell’INT Fondazione G. Pascale in Via 

Semmola. 

I reparti previsti in progetto per i quali si rende necessaria l’installazione di impianti di gas medicinali 

sono: 

- Nuovo reparto operatorio nell’Edificio Ospedaliero; 

- Laboratori e Anatomia Patologica nella Ripartizione scientifica 

 

Gli impianti gas previsti sono: 

 

a) impianto centralizzato di distribuzione protossido di azoto; 

b) impianto centralizzato di distribuzione ossigeno terapeutico; 

c) impianto centralizzato di distribuzione aspirazione endocavitaria; 

d) impianto centralizzato di distribuzione aria compressa medicale ad alta e bassa pressione; 

e) impianto evacuazione gas anestetici. 

 

L’alimentazione di tutti gli impianti suddetti, ad eccezion fatta per l’impianto di evacuazione gas 

anestetici, verrà garantita dalle reti centralizzate esistenti a servizio di tutto il complesso ospedaliero con 

prelievo dalle montanti esistenti ai vari piani, oggetto dell’intervento. 

Le reti esistenti dovranno garantire i valori di portata e di pressione, posti a base della progettazione, 

necessari al corretto funzionamento degli apparecchi erogatori. 

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE PROTOSSIDO D’AZOTO 

L’impianto centralizzato di distribuzione protossido d’azoto diparte dalla montante esistente, e va ad 

alimentare le prese utenze previste nella sala operatoria, così come indicato nei grafici di progetto 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

a) nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due prese a 

muro ausiliarie. 

b) nella sala preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei due letti 

presenti; 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di dispositivo 

automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas all’atto del disinserimento 

degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due gruppi di 

riduzione di secondo stadio in parallelo, dotati di valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di 

questi. I riduttori sono inseriti in un quadro sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e 

controllo della pressione degli altri gas, su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas, e che consente il 

controllo delle pressioni, attraverso opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie 

e gli allarmi. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di intercettazione per 

interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione generale, prevista 

subito a valle dello stacco dalla montante esistente, correrà parallelamente a quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a valle del 

riduttore a 4,5÷5,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera in vista nei 

percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle prese con le giunzioni 
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effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita per capillarità con materiale 

d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad evitare erronei 

collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno contrassegnate con i colori distintivi 

convenzionali e porteranno anche il nome del gas contenuto. 

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO TERAPEUTICO 

L’impianto centralizzato di distribuzione protossido d’azoto diparte dalla montante esistente, e va ad 

alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come indicato nei grafici di progetto 

L’utilizzo del gas si rende in generale necessario: 

- nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 

- nelle degenze; 

- nella terapia intensiva; 

Nel caso specifico è previsto un nuovo blocco operatorio al primo livello dell’Edificio Ospedaliero   

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

a) nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due prese a 

muro ausiliarie. 

b) nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei due letti; 

c) nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

d) nelle degenze una presa montata su trave testaletto per ciscun posto letto; 

e) nelle terapie intensive due prese montata su trave attrezzata per ciascun posto letto. 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di dispositivo 

automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas all’atto del disinserimento 

degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese relative a reparti 

particolari, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, i gruppi riduzione di secondo 

stadio, dotati di valvole di intercettazione sulla rete, a monte e a valle di questi, in modo tale da poter 

escludere la singola diramazione senza bloccare tutto l’impianto. I gruppi sono inseriti in un unico quadro 

multiplo contenente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas (aspirazione e 

aria compressa). 

A valle di ogni gruppo di riduzione è collegato un pressostato per la segnalazione di anomalie sulla rete 

secondaria a valle dei riduttori a mezzo di un dispositivo di segnalazione acustico-luminoso installato in un 

locale presidiato di ogni singolo reparto. I pressostati sono inseriti in un unico quadro contenente i 

pressostati relativi agli altri gas e il vuotostato per la linea di aspirazione. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di intercettazione per 

interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali i gruppi operatori e la terapia intensiva, 

sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due gruppi di riduzione di secondo stadio in 

parallelo, dotati di valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi. Il tutto è inserito in un 

quadro sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas, 

su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas e che consente il controllo delle pressioni, attraverso 

opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie e gli allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione generale, prevista 

subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a valle del 

riduttore a 4,5÷5,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera in vista nei 

percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle prese con  le giunzioni 

effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita per capillarità con materiale 

d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad evitare erronei 

collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno contrassegnate con i colori distintivi 

convenzionali e porteranno anche il nome del gas contenuto. 
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IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 

L’impianto centralizzato di distribuzione aspirazione endocavitaria diparte dalla montante esistente, e 

va ad alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come indicato nei grafici di progetto 

L’utilizzo dell’impianto si rende necessario: 

- nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 

- nelle degenze; 

- nella terapia intensiva; 

Nel caso specifico è previsto un nuovo blocco operatorio al primo livello dell’Edificio Ospedaliero 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

a) nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due prese a 

muro ausiliarie. 

b) nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei due letti; 

c) nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

d) nelle degenze una presa montata su trave testaletto per ciscun posto letto; 

e) nelle terapie intensive due prese montata su trave attrezzata per ciascun posto letto. 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di dispositivo 

automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas all’atto del disinserimento 

degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese relative a reparti 

particolari, è stato previsto, per il controllo della pressione di utilizzo, un vuotometro con valvole di 

intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi, in modo tale da poter escludere la singola 

diramazione senza bloccare tutto l’impianto. Il vuotometro è inserito in un unico quadro multiplo 

contenente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas (ossigeno e aria 

compressa). 

A valle del vuotometro è collegato un pressostato per la segnalazione di anomalie sulla rete 

secondaria a valle dello stesso a mezzo di un dispositivo di segnalazione acustico-luminoso installato in un 

locale presidiato di ogni singolo reparto. Il vuotostato è inserito in un unico quadro contenente i pressostati 

relativi agli altri gas. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di intercettazione per 

interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali il gruppi operatorio e la terapia 

intensiva, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due linee in parallelo, dotate di 

vuotometro e  di valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di questo. Il tutto è inserito in un 

quadro sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas, 

su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas e che consente il controllo delle pressioni, attraverso 

opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie e gli allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione generale, prevista 

subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista in partenza dalla rete principale alla pressione di 700 mmHg; 

alle prese la pressione non è inferiore a 550 mmHg. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera in vista nei 

percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle prese con  le giunzioni 

effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita per capillarità con materiale 

d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad evitare erronei 

collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno contrassegnate con i colori distintivi 

convenzionali e porteranno anche il nome del gas contenuto. 

 

 

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA TERAPEUTICA 

L’impianto centralizzato di distribuzione aria compressa terapeutica diparte dalla montante esistente, e 

va ad alimentare le prese utenze previste nei vari reparti, così come indicato nei grafici di progetto 

L’utilizzo dell’impianto si rende necessario: 
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- nei reparti operatori (sala operatoria, preparazione e risveglio); 

- nelle degenze; 

- nella terapia intensiva; 

Nel caso specifico è previsto un nuovo blocco operatorio al primo livello dell’Edificio Ospedaliero 

Pertanto sono stati previsti i punti di erogazione indicati di seguito: 

a) nelle sale operatorie una predisposizione per l'alimentazione degli alettoni pensile e due prese a 

muro ausiliarie. 

b) nelle sale preparazione pazienti una presa montata sulla trave testaletto di ciascuno dei due letti; 

c) nelle sale risveglio una presa montata su trave testaletto per ciascuno dei quattro letti; 

d) nelle degenze una presa montata su trave testaletto per ciscun posto letto; 

e) nelle terapie intensive due prese montata su trave attrezzata per ciascun posto letto. 

Nelle sale operatorie, inoltre, è stata prevista anche l’erogazione di aria compressa ad alta press ione 

per eventuali strumenti pneumatici; pertanto sono stati previsti i seguenti punti di utilizzo: 

f) due predisposizioni rispettivamente per l'alimentazione dell’ alettone pensile del chirurgo e 

dell'anestesista ed una presa a muro ausiliaria sia dal lato del chirurgo che dell’anestesista; 

g) una presa nella sub-sterilizzazione. 

Le prese saranno del tipo ad innesto rapido con attacco differenziato provviste di dispositivo 

automatico antiritorno atto a permettere l’immediato arresto del flusso del gas all’atto del disinserimento 

degli apparecchi di utilizzazione. 

In prossimità delle utenze ogni gruppo di 15/20 prese o comunque per gruppi di prese relative a reparti 

particolari, sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, i gruppi riduzione di secondo 

stadio, dotati di valvole di intercettazione sulla rete, a monte e a valle di questi, in modo tale da poter 

escludere la singola diramazione senza bloccare tutto l’impianto. I gruppi sono inseriti in un unico quadro 

multiplo contenente anche i complessi di riduzione e controllo della pressione degli altri gas (aspirazione e 

aria compressa). 

A valle di ogni gruppo di riduzione è collegato un pressostato per la segnalazione di anomalie sulla rete 

secondaria a valle dei riduttori a mezzo di un dispositivo di segnalazione acustico-luminoso installato in un 

locale presidiato di ogni singolo reparto. I pressostati sono inseriti in un unico quadro contenente i 

pressostati relativi agli altri gas e il vuotostato per la linea di aspirazione. 

Subito a valle della diramazione della rete dalla montante è prevista una valvola di intercettazione per 

interrompere l’erogazione del gas in caso di incendio. 

Per l’alimentazione delle utenze relative ai reparti speciali quali i gruppi operatori e la terapia intensiva, 

sono stati previsti, per regolare la pressione ai valori di utilizzo, due gruppi di riduzione di secondo stadio in 

parallelo, per la distribuzione a bassa pressione e due per quella ad alta pressione ( entrambi derivati 

dall’unica montante prevista), dotati di valvole di intercettazione sulla rete a monte e a valle di questi. Il 

tutto è inserito in un quadro sinottico, comprendente anche i complessi di riduzione e controllo della 

pressione degli altri gas, e su cui è riportato lo schema fluido di ciascun gas, che consente il controllo delle 

pressioni, attraverso opportuni segnalatori digitali, fornendo tutte le segnalazioni necessarie e gli allarmi. 

La tubazione per la distribuzione principale, a partire dalla valvola di intercettazione generale, prevista 

subito a valle dello stacco dalla rete esistente, correrà parallelamente a quelle degli altri gas. 

La distribuzione primaria è stata prevista alla pressione di 7÷8 bar, quella secondaria a valle del 

riduttore per le utenze a nassa pressione a 4,5÷5,0 bar, per le utenze ad alta pressione ad 6,5 ÷ 7,0 bar. 

Tutta la rete è prevista in tubazioni di rame, rispondente alle norme UNI, poste in opera in vista nei 

percorsi principali e sotto traccia per i tratti secondari di alimentazione delle prese con  le giunzioni 

effettuate con adatta raccorderia in rame con saldobrasatura eseguita per capillarità con materiale 

d’apporto in lega d’argento. 

Le tubazioni, ubicate in apposite e distinte sedi ed installate con accorgimenti atti ad evitare erronei 

collegamenti tra i vari gas e senza interferire con altre reti, saranno contrassegnate con i colori distintivi 

convenzionali e porteranno anche il nome del gas contenuto. 

IMPIANTO DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI 

Nel reparto operatorio è stato previsto un sistema di evacuazione dei gas anestetici che elimina i gas 

inquinanti direttamente alla fonte. 

Le prese sono previste nella sala operatoria, nella sala risveglio e nella sala preparazione pazienti. 



 
01803.10249.04.06.00000M0.E.000.FMC.ac 

20 

In sala operatoria i gas inquinanti, provenienti dallo scarico dei gas in eccesso dell'apparecchio di 

anestesia e dallo scarico va e vieni della maschera vengono convogliati in un unico punto che collegato 

all'impianto di aspirazione espelle all'esterno detti gas. 

Per evitare che si verifichi alcuna modificazione respiratoria durante la fase di aspirazione dei gas in 

eccesso, tra l'uscita dell'espirato dell'apparecchio di anestesia e la presa di aspirazione collocata in sala 

operatoria, verrà interposta una valvola di sicurezza per le pressioni negative e positive. 

In sala operatoria i gas esalati dal paziente vengono aspirati tramite una maschera collegata ad una 

valvola supplementare montata sulla torretta. 

In sala risveglio un braccio mobile terminante con una coppetta circolare che viene avvicinata alla 

bocca del paziente raccoglie i gas esalati e li convoglia all'esterno tramite l'impianto di aspirazione. 

E’ stata prevista una centralina di aspirazione. 

Tutta la rete di tubazioni è prevista in polipropilene. 
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4 IMPIANTI TERMICI 

GENERALITÀ 

 

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le 

apparecchiature necessarie alla realizzazione ed al funzionamento degli impianti di 

climatizzazione dell’ Istituto “ G. Pascale “ in Napoli. 

La forma, la dimensione, le caratteristiche degli impianti suddetti risultano dai seguenti 

elaborati che fanno parte integrante del progetto: relazione tecnica, i disegni e le specifiche 

tecniche. 

Il progetto degli impianti tiene conto delle seguenti condizioni: 

1) Esigenze della Committenza. 

2) Rispetto della normativa vigente. 

3) Garanzia di funzionalità, continuità operativa e sicurezza. 

4) Contenimento dei costi energetici. 

5) Gestione e manutenzione degli impianti. 

6) Costo degli impianti. 

7) Affidabilità, sicurezza e durata. 

Gli impianti da eseguire alle condizioni del presente disciplinare saranno i seguenti: 

- impianto a tutt’aria per il nuovo reparto operatorio; 

- impianto a tutt’aria per  Biobanca/Stabulario; 

- impianto a ventilconvettori ed aria primaria per Scuola infermieri, tecnici, area didattica, 

Direzione Scientifica; 

- impianto a ventilconvettori ed aria primaria per laboratori/Anatomia patologica; 

 

 

 PARAMETRI DI PROGETTO 

4.1.1 CONDIZIONI TERMOFRIGORIFERE. 

I dati climatici assunti a riferimento delle prestazioni nominali degli impianti saranno i seguenti: 

- inverno:  temperatura 0 °C (secondo D.P.R. 26/08/1993 n.412) 

grado igrometrico 0,6 

- estate:  temperatura 32 °C (secondo CTI -UNI 10339/giugno 1995) 

grado igrometrico 0,5 

 

4.1.2 PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

Le condizioni ambientali imposte saranno: 

- inverno:  

temperatura 20 °C  

 24 °C (Sala Operatoria) 

 grado igrometrico    0.5 
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- estate:   

temperatura 24 °C (Sala Operatoria  ) 

  26 °C  

grado igrometrico  0,50 

 

 

4.1.3 TEMPERATURA DEI FLUIDI TERMOVETTORI:  ACQUA ED ARIA. 

 

 (1) Temperatura acqua calda: 

    Tm = 85°C  Tr = 75°C 

  

 

 (2) Temperatura acqua refrigerata: 

    Tm =  7°C    Tr = 12°C 

 

 (3) Temperatura immissione aria: 

     

  REGIME ESTIVO               REGIME INVERNALE 

  Tm = 16 - 20°C      Tm =  25 - 28°C 

 

4.1.4 VELOCITÀ DEI FLUIDI ACQUA ED ARIA. 

 

Velocità dell’acqua nelle tubazioni:           0,5 - 1,5 m/s 

 

Velocità dell’aria nelle canalizzazioni: 

- canali secondari (bassa velocità)     2,5 - 4 m/s  

 

 

4.1.5 CONDIZIONI ACUSTICHE. 

 

Ad ambienti vuoti e con infissi chiusi, gli impianti in funzione dovranno avere una rumorosità 

massima compresa tra i 35 ed i 40 dB (A), rilevabile con fonometro ad integrazione per il calcolo 

del livello equivalente di rumore. Tali valori dovranno essere rilevati, per ogni ambiente, in 

quattro punti contrapposti. 

 

 

DEFINIZIONE DEI LIMITI DI FORNITURA E PRESCRIZIONI TECNICHE 

4.1.6 LAVORI INCLUSI 

Per la realizzazione degli impianti si intendono incluse nelle prestazioni della ditta tutte le opere 

indicate e descritte nella documentazione di riferimento ed in genere tutto quanto necessario per 

una perfetta esecuzione e funzionamento degli impianti, anche nelle parti eventualmente non 

descritte o mancanti sui disegni. 
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Nella fornitura degli impianti, oggetto delle presenti specifiche, si ritengono incluse tutte le 

prestazioni necessarie a dare l’opera completamente finita e funzionante. 

In particolare oltra alla fornitura dei materiali/componenti sono inclusi: 

- tutti i trasporti da officina a cantiere; 

- trasporto, scarico e posa in opera con mezzi speciali e mano d’opera specializzata di tutti 

i carichi speciali (vengono considerati tali quelli eccedenti i mezzi normalmente disponibili 

in cantiere); 

- tutte le opere murarie; 

- la trapanatura nel cemento armato dei fori per fissaggio di tasselli ad espansione per il 

sostegno degli ancoraggi; 

- la fornitura di zanche, tasselli e quant’altro necessario per murare gli staffaggi e/o 

ancoraggi di tubazioni, apparecchi e apparecchiature; 

- la fornitura di isolamenti e/o antivibranti per basamenti; 

- la verniciatura protettiva delle tubazioni o qualsiasi altra opera metallica facente  parte del 

progetto; 

- la coibentazione termica delle tubazioni, valvole, ecc.; 

- la strumentazione da installare sui circuiti e sulle apparecchiature; 

- il ripristino di eventuali isolamenti o verniciature danneggiate prima della consegna degli 

impianti; 

- la riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e materiali danneggiati prima della 

consegna degli impianti; 

- l’assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori; 

- tutte le forniture ed opere accessorie di qualsiasi tipo necessarie per dare l’opera 

completa e funzionante; 

- la protezione, mediante coperture o fasciature, di tutte le parti degli impianti, degli 

apparecchi e di quanto altro non sia agevole togliere da dove sono installati, per 

difenderli dalle rotture, guasti, manomissioni, ecc.,in modo che alla ultimazione dei lavori 

il materiale venga consegnato come nuovo. 

 

4.1.7 AMBITO DELLA FORNITURA 

Per la realizzazione degli impianti dovranno essere considerate le caratteristiche delle 

apparecchiature e dei materiali, in quantità e qualità previste indicate nelle specifiche tecniche, 

negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi e nel computo metrico. 

La fornitura comprenderà inoltre tutti i materiali necessari al montaggio ed i materiali di uso e 

consumo, per il collaudo e la messa in funzione. 

 

4.1.8 OPERE MURARIE. 

Sono considerate opere murarie le seguenti opere: 

-  tracce, forature con o senza trapano e rotture, riparazioni, ripristini nelle murature  o 

tavolati; 

- la muratura di zanche e tasselli; 

- tutti i lavori di fissaggio; 

- il trasporto a discarica dei materiali di risulta; 

- i materiali edili necessari alle assistenze murarie. 
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4.1.9 LEGGI, NORME, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI. 

L’Appaltatore dovrà realizzare i lavori in accordo a leggi, norme, regolamenti vigenti e disposizioni 

delle autorità locali anche se non espressamente menzionate. 

  

4.1.9.1 LEGGI. 

- D.P.R. 547 del 27/04/1955. 

 Per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. 

- Legge 01/03/1968 n. 186 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature ed impianti elettrici 

ed elettronici. 

-  D.M. 05/08/1977 “Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private” 

- D.M.LL.PP. 12/12/1985 “Norme tecniche per le tubazioni”; 

- Legge 05/03/1990 n. 46 

 Norme per la sicurezza degli impianti. 

- Legge 09/01/1991 n. 10 

Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di rinnovabili di energia. 

- D.P.R. 06/12/1991 n. 447. 

 Regolamento di attuazione della Legge 05/03/1990 n. 46. 

- D.M. 20/02/1992. 

 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità. 

- D.P.R. 26/08/1993 n. 412.Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, quarto comma, della 

Legge 9 gennaio 1991, n.10. 

- D.L. 626/94. 

 Per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 

4.1.9.2 NORME.  

- ANSI - ASHRAE 55/1992. 

 Condizioni standard di benessere ambientale. 

- ISO 7730. 

 Condizioni di benessere ambientale. 

- UNI 5364. 

 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. 

- UNI 6514 

  Corpi scaldanti alimentati ad acqua e a vapore con temperatura minore di  120°C. 

- UNI 7681. 

  Criteri di misura e valutazione del rumore nell'ambiente di lavoro. 

- UNI 7936. 

Generatori di calore ad acqua calda con potenza termica fino a 2,3 MW funzionanti con 

combustibile liquido e/o gassoso e bruciatori ad aria soffiata. Prova termica. 

- UNI 7941/7942. 

 Regolazione automatica per gli impianti di benessere. 

- UNI 8199. 
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Misure in opera e valutazione del rumore prodotto in ambiente dagli impianti di 

riscaldamento, condizionamento e ventilazione. 

- UNI 9317. 

 Impianti di riscaldamento - Condizione e controllo. 

 

4.1.9.3 REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI. 

- Prescrizioni degli enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i 

lavori, fra cui l’Ispettorato del Lavoro, i Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL, Circoscrizione 

comunale. 

- Prescrizioni VV.F. 

- Circ. LL.PP. 20/03/86 n.27291 “Installazioni relative alla normativa sulle tubazioni”. 

 

4.1.10 PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI. 

Gli impianti dovranno essere realizzati oltre che secondo le prescrizioni dei capitolati anche 

secondo le buone regole dell’arte intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno 

codificate di corretta esecuzione dei lavori. 

 

4.1.11 CORRISPONDENZA PROGETTO-ESECUZIONE. 

L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori in conformità del progetto esecutivo e non potrà 

nell’esecuzione apportare di propria iniziativa alcuna modifica se non dettata da inconfutabili 

esigenze tecniche. In tal caso l’Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. la soluzione per 

l’eventuale approvazione prima di poter eseguire tali lavori. 

Qualora l’Appaltatore avesse eseguito delle modifiche al progetto senza la prescritta 

approvazione, è facoltà della D.L. ordinare la modifica ed il rifacimento secondo quanto indicato 

nel progetto e senza che l’Appaltatore abbia nulla a pretendere. 

 

4.1.12 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

I prezzi per la fornitura in opera degli impianti, oggetto del presente Disciplinare, oltre agli oneri 

derivanti da quanto indicato nelle Specifiche Tecniche e nella Relazione tecnica, si intendono 

comprensivi anche dei seguenti oneri: 

- componenti accessori ed i materiali di consumo anche se non esplicitamente specificati 

nei documenti di progetto ma necessari per l’esecuzione delle opere; 

- l’istruzione gratuita per un periodo adeguato del personale della Committente che sarà 

destinato all’esercizio dell’impianto; 

-  le prove di pressione e tenuta, di funzionamento e taratura delle apparecchiature; 

- la conduzione degli impianti per il periodo che va dalla ultimazione dei lavori al collaudo 

provvisorio. 

 

4.1.13 COORDINAMENTO DEI LAVORI. 

Sarà obbligo dell’Appaltatore coordinare e subordinare, secondo le disposizioni della Direzione 

Lavori, l’esecuzione delle opere alle esigenze di qualsiasi genere che dipendano dalla 

contemporanea effettuazione di tutte le altre opere affidate sia all’Appaltatore che ad altre ditte. 
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4.1.14 PROVE, VERIFICHE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE E DEI 
MATERIALI. 

La ditta installatrice ha l’obbligo di eseguire o far eseguire, durante l’esecuzione delle opere, 

dal proprio personale o dalla D.L. tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali richieste 

dalla D.L., in modo che si abbia tutta la documentazione necessaria e completa prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

Prima, durante e alla fine del montaggio delle apparecchiature devono essere effettuate le 

necessarie prove e verifiche di conformità delle forniture con le norme di riferimento con le 

prescrizioni e con le specifiche tecniche. 

L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di eseguire o far eseguire in sede di collaudo tutte le prove 

di accettazione e di collaudo previste dalle norme, regolamenti e disposizioni, anche se non 

esplicitamente indicate nel presente Disciplinare a insindacabile giudizio del collaudatore. 

 

4.1.15 DISEGNI COSTRUTTIVI - DOCUMENTAZIONE - CATALOGHI. 

Dovranno essere sottomessi alla Committente, e per essa alla D.L., gli schemi costruttivi, la 

documentazione, i cataloghi tecnici con le istruzioni per l’approvazione di tutte le 

apparecchiature ed i materiali previsti per la realizzazione degli impianti. L’Appaltatore dovrà 

sottomettere i disegni costruttivi per l’approvazione e confermare i disegni indicanti il lay-out 

generale delle installazioni; completarli con gli eventuali dettagli, con i percorsi delle tubazioni, 

ecc. e con i relativi sistemi di supporto. 

Dovrà inoltre fornire e/o sottomettere i disegni relativi agli schemi funzionali, agli schemi di 

regolazione, ai dettagli di montaggio e di installazione, ai basamenti, alle forometrie e a 

quant’altro necessario. 

 

4.1.16 MONTAGGI. 

Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere installate in accordo alle prescrizioni 

del costruttore e conformemente alle specifiche e capitolati di contratto e comunque nel pieno 

rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro. 

I montaggi dovranno essere eseguiti da personale specializzato. 

Prima, durante e dopo qualsiasi intervento l’Appaltatore ha l’obbligo di garantire la pulizia dei 

luoghi di lavoro in considerazione della tipologia degli interventi e del luogo di esecuzione. 

 

4.1.17 BASAMENTI DELLE APPARECCHIATURE. 

Dovranno essere previsti tutti i basamenti delle apparecchiature sia metallici che in 

conglomerato cementizio o altro materiale. 

Questi dovranno avere un’altezza non minore di 15 cm ed una superficie pari al supporto o 

all’ingombro dell’apparecchiatura più una fascia perimetrale libera non minore di 15 cm. 

I basamenti dovranno essere previsti per tutte le apparecchiature appoggiate a pavimento o 

comunque quando ritenuto necessario. 

I basamenti dovranno essere dotati di interposto strato isolante qualora necessario per 

limitare la trasmissione di vibrazioni al pavimento ed il rumore. 

 

4.1.18 IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE. 

Tutte le apparecchiature quali pompe, valvole, saracinesche,  tubazioni ecc. dovranno essere 

identificate a mezzo di targhette permanentemente applicate alle stesse. 
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Le targhette dovranno corrispondere all’identificazione rilevabile dai disegni finali e dovranno 

indicare i dati tecnici principali dell’apparecchiatura. 

 

4.1.19 PASSAGGI ED ATTRAVERSAMENTI. 

L’Appaltatore prima dell’esecuzione di passaggi o forature per l’attraversamento di tubazioni, 

cavidotti o altro dovrà richiedere l’approvazione della D.L. 

 

 

4.1.20 RUMORE E VIBRAZIONI DELLE APPARECCHIATURE. 

L’Appaltatore dovrà provvedere ad idonei sistemi di smorzamento delle vibrazioni onde 

evitare che sollecitazioni anormali vengano trasmesse alle strutture e/o si producano rumori oltre 

i limiti consentiti dalla normativa vigente. 

 

4.1.21 ISTRUZIONI AL PERSONALE DELLA COMMITTENZA. 

L’Appaltatore dovrà provvedere tramite proprio personale tecnico all’istruzione del personale 

di manutenzione e conduzione degli impianti della Committenza per un periodo adeguato. 

Il periodo di istruzione di cui sopra si intende indipendente da quello relativo alle prove e ai 

collaudi. 

 

4.1.22 DOCUMENTAZIONE FINALE, MANUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

Prima del collaudo provvisorio degli impianti, l’Appaltatore sottometterà alla D.L. la seguente 

documentazione: 

1) I disegni esecutivi finali degli impianti (as-built) corredati di piante, sezioni e quant’altro 

necessario per l’immediata individuazione e con l’esatta ubicazione di ogni singolo 

componente degli impianti e delle reti, nonchè i disegni di ingombro e di posizionamento 

delle macchine, gli schemi funzionali e i percorsi delle tubazioni con i dimensionamenti in 

ogni punto significativo; 

2) la documentazione tecnica dei principali componenti degli impianti installati con particolare 

riguardo alle caratteristiche funzionali e dimensionali di tutte le apparecchiature con i 

riferimenti di identificazione e sigle di riconoscimento; 

3) i manuali di istruzione per l’esercizio e la manutenzione dei componenti principali degli 

impianti. 

Tutta la documentazione grafica suddetta dovrà essere consegnata in duplice copia 

eliografica più una copia trasparente riproducibile su poliestere indistruttibile. 

I manuali, le relazioni, le istruzioni e tutta la documentazione scritta dovrà essere consegnata 

in duplice copia contenute in apposito raccoglitore. 

 

4.1.23 ASSISTENZE. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere per conto della Committenza alla 

formulazione di tutte le denunce relative e delle domande di collaudo degli impianti da parte 

degli organi preposti (VVF - ISPESL - COMUNE - ecc) secondo le leggi e i regolamenti vigenti. 
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4.1.24 MATERIALI DI CONSUMO. 

Sono comprese negli oneri attinenti alla realizzazione delle opere le forniture di tutti quei 

materiali che permettono la gestione degli impianti fino al collaudo provvisorio quali: 

- olii, grassi, lubrificanti, ecc. richiesti per il funzionamento delle varie apparecchiature; 

- guarnizioni, baderne ecc. per valvolame e pompe. 

 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali, le macchine, gli apparecchi e le apparecchiature forniti e posti in opera, 

devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio 

cui sono destinati. 

Essi dovranno avere caratteristiche conformi alle norme UNI, se esistenti, e dove possibile 

essere ammessi al regime del marchio europeo di qualità (CE). 

Le apparecchiature di condizionamento dovranno essere certificate “EUROVENT”. 

Qualora la D.L. rifiuti dei materiali ancorchè posti in opera perchè ritenuti a suo insindacabile 

giudizio per qualità, lavorazione, installazione non idonei, l’Appaltatore a sua cure e spese deve 

allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 

SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI 

 

4.1.25 SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIATURE 

 

4.1.25.1 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE 

Per l'esecuzione dei collettori di distribuzione dell'acqua dovranno essere impiegati tubi di 

acciaio al carbonio senza saldatura UNI 7287/4991 con fondelli bombati, completi di attacchi 

flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni, selle di sostegno e rivestimento isolante idoneo 

con finitura in alluminio. 

Ad ogni collettore dovranno essere applicate due mani di vernice antiruggine come indicato 

nelle specifiche delle tubazioni. Il diametro del collettore dovrà essere generalmente di una 

misura superiore all'attacco più grande fino a DN 200 e di due misure per DN superiori. 

La lunghezza del collettore dovrà generalmente essere pari alla sommatoria di M   

(M). dove M assume i seguenti valori in funzione del DN degli attacchi: 

    250 per DN < 50  

    400 per DN < 100 

    500 per DN < 200 

    700 per DN < 300 

I collettori dovranno essere completi di attacchi per strumenti di misura (1/2") e scarico (1"), 

PN 16, Tmax 160°C. 

 

4.1.25.2 ELETTROPOMPE 

Le elettropompe centrifughe orizzontali saranno ad uno stadio, a semplice ingresso e 

normalizzate per acqua secondo DIN 24255 con supporto, costruite col sistema delle pompe di 

processo. 
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Avranno corpo a spirale in ghisa GG-25, con piedi di sostegno ricavati di fusione in ghisa 

GG-25, bocca aspirante assiale e bocca premente radiale o tangenziale verso l’alto, girante in 

ghisa GG-25 a sbalzo con anello di tenuta intercambiabili, bussola di protezione albero in 

acciaio inox al cromo-nichel. 

Il fissaggio assiale radiale del rotore sarà a mezzo di due cuscinetti a sfere a gola profonda, 

lubrificati a grasso, sistemati nel supporto dei cuscinetti secondo DIN 625. 

La tenuta nell’albero sarà, mediante premistoppa a baderna, non raffreddato per 

temperatura fino a 110°C . 

Le flange saranno lavorate e dimensionate secondo DIN 2532/2533 PN 16. 

Il comando sarà diretto mediante giunto elastico da motore elettrico secondo DIN 

42672/42673, norme IEC. 

Le pompe saranno verniciate con Blu RAL 5001.  

 

4.1.25.3 CIRCOLATORI D’ACQUA 

Saranno del tipo con rotore a bagno d’acqua in esecuzione gemellata con clapet di intercettazione della pompa a riposo; avranno 

corpo a spirale e girante in ghisa GG20, cuscinetti in grafite lubrificati dal liquido convogliato e tenuta realizzata con anelli O-

RING. inseriti sul setto di separazione. 

Il motore sarà del tipo asincrono con rotore in corto circuito a 2 o 4 poli con 4 stadi di 

velocità, IP51, con classe d’isolamento F, avviamento e dispositivo termostatico incorporato 

nell’avvolgimento, albero in acciaio Cr, attacchi filettati (Norme ISO 7/1) oppure flangiati (Norme 

PN 16 UNI 2531) secondo la grandezza. 

 

4.1.25.4 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA 

L’ unità per il trattamento dell’aria sarà costituita da sezioni componibili autoportanti 

composte da moduli in profilati di lamiera d’acciaio zincata o zinco cromata ovvero di leghe di 

alluminio estruse. 

I moduli appoggeranno su un robusto basamento realizzato in profilati dello stesso 

materiale. La pannellatura di rivestimento sarà di tipo sandwich con le due facce esterne 

realizzate in lamiera di acciaio zincata verniciata ovvero, su richiesta, in lamiera zincata 

plastofilmata,  in lega di alluminio (peralluman) o in lamiera di acciaio inossidabile. 

Il materiale coibente interposto avrà spessore >25 mm e densità > 40 Kg/m3 e dovrà essere 

atossico e ininfiammabile in caso di incendio. I pannelli saranno fissati ai moduli mediante 

sistemi non sporgenti e con interposta guarnizione per assicurare la perfetta tenuta. 

I moduli che richiedono ispezionalità, saranno dotati di portine di accesso ovvero di 

pannellatura facilmente asportabile. Le zone interne di questi moduli dovranno essere tutte 

provviste di illuminazione interna completamente precablata. 

Le portine e/o i pannelli di accesso saranno dotati di oblò di ispezione. 

I moduli dovranno permettere un assemblaggio in cantiere che offra la stessa garanzia di 

tenuta dell'assemblaggio in fabbrica. 

L’unità dovrà essere idonea all’installazione esterna, con la sola aggiunta di un tetto di 

protezione in lega di alluminio e di pannello di copertura dei comandi o attacchi laterali. 

Le sezioni dell’unità dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 

4.1.25.4.1 Serrande  
Le serrande saranno montate su telai in lamiera di acciaio zincata o lega di alluminio e avranno 

alette dello stesso materiale, coniugate tra loro con movimento contrapposto attraverso 

ingranaggi in nylon o materiale polipropilenico. Azionamento manuale mediante leva esterna 

ovvero motorizzato attraverso servocomando esterno. 
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4.1.25.4.2 Recuperatore di calore 

Sarà del tipo statico, aria-aria, a flussi incrociati; costituito da cassa in lamiera di acciaio 

zincata predisposta per il fissaggio dei canali in ingresso ed in uscita; scambiatore di calore in 

tubi di rame, alette di alluminio, telaio e setto divisorio in acciaio zincato, caricato con fluido 

bifase. 

 

4.1.25.4.3 Filtri 
Dovranno essere disponibili pre-filtri pieghettati rigenerabili e filtri a tasche. 

Tutti i tipi di filtri dovranno essere montati su telaio a tenuta e di facile estraibilità. 

Per i pre-filtri verranno generalmente utilizzati, ove non specificato diversamente: 

- Filtri pieghettati sintetici, efficienza 85% secondo A.S.H.R.A.E. 52/76(ponderale), 

autoestinguenti (classe F1) (DIN 53438), classificazione EUROVENT 4/5 EU3. 

Per i filtri a sacco, verranno generalmente, utilizzati, ove non specificato diversamente: 

-  Filtri a tasche filtranti in tessuto di fibra di vetro, ininfiammabile classe 2 (u.L.), non 

rigenerabile. 

I filtri a tasche dovranno essere installati nella sezione con controtelai di sistema di sgancio 

rapido per la sostituzione delle tasche esaurite. 

- Filtro assoluto (rendimento 99.999%) con struttura filtrante in fibra di vetro pieghettata e 

guarnizioni a base di neoprene. 

- Perdita di carico iniziale = 100Pa 

- Perdita di carico finale =  250Pa   

 

4.1.25.4.4 Batterie 

La batteria  non avrà più di dieci alette per pollice (passo alettatura > 2,5 mm). 

L’area frontale, e conseguentemente la portata nominale dell’unità di trattamento aria, sarà 

tale da garantire una velocità di attraversamento dell’aria < 2,5 m/sec con tolleranza massima 

superiore +10%. 

La velocità dell’acqua all’interno delle tubazioni sarà compresa tra 1 e 2,5 m/sec. 

Perdita di carico max lato acqua:   25kPA  

La batteria dovrà essere realizzata con collettori e cassa in acciaio zincato, tubi in rame e 

alettatura a pacco in alluminio ed una vasca di raccolta condensa in acciaio inox o peralluman;  

dovrà essere collaudata ad una pressione di 30 bar. 

La batteria elettrica avrà una cassa in acciaio completa di alettatura in acciaio verniciato o 

zincato e provvista di boccole in ceramica per isolarli dalla cassa. Tutte le batterie saranno 

montate su guide per la loro estrazione. I passaggi degli attacchi attraverso le pannellature 

dovranno essere provvisti di guarnizione a tenuta d’aria. Le pennellature, smontabili,  dovranno 

avere un dispositivo di fissaggio a tenuta stabile e sicura. 

 

4.1.25.4.5 Umidificatore “isotermo” 

La sezione di umidificazione fine sarà del tipo elettrico a produzione diretta di vapore. 

L’umidificatore presenterà una serie di resistenze corazzate immerse in un bacino di raccolta 

dell’acqua munito di attacchi per il riempimento con il rubinetto a galleggiante per il reintegro 

dell’acqua evaporata. 
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Il bacino sarà costruito in lamiera zincata con un rivestimento monoblocco coibente ed 

anticorrosivo in poliuretano rigido espanso in loco; esso avrà uno scarico di fondo e di troppo 

pieno collegato alla rete di scarico da un adeguato condotto munito di sifone. 

La sezione sarà munita di una portina di accesso per l’ispezione e la manutenzione e di 

illuminazione interna con lampada stagna. 

 

 

4.1.25.4.6 Sezioni ventilanti. 

Ciascuna sezione ventilante (di mandata e di ripresa) sarà dotata di un ventilatore a pale 

rovesce in acciaio zincato, del tipo centrifugo a doppia aspirazione con albero in acciaio 

rettificato C40 UNI 7845 sporgente sui due lati. 

Il ventilatore sarà montato su cuscinetti di tipo orientabili a semplice corona di sfere e con 

bloccaggio ad anello eccentrico, lubrificati a vita con grasso al litio. 

Ogni girante sarà equilibrata staticamente e dinamicamente con elevato grado di precisione 

secondo le norme CO.AER NV 109, assicurando una buona silenziosità di funzionamento. 

Il motore eletrico sarà montato all’interno della sezione stessa con supporti a slitte per 

permettere una facile regolazione della tensione delle cinghie. 

Esso sarà trifase con rotore a gabbia, conforme alle norme CEI 2-3 ed IEC 34, forma 

costruttiva B3,protezione IP55, 4 poli, con tensione 220/380 Volt - 3 fasi - 50 Hz adatto per 

avviamento ad inserzione diretta con rete a 380 V o avviamento stella/triangolo con rete a 220 

V. 

Le trasmissioni saranno realizzate con pulegge e cinghie trapezoidali. 

Sospensioni antivibranti saranno costituite da molle elicoidali in acciaio protette contro la 

corrosione e racchiuse in appositi supporti in fusione di alluminio, la cui parte superiore si 

incastrerà a baionetta nel telaio portaventilatore. Opportuni tamponi in mescola di gomma anti-

invecchiamento saranno frapposti tra le molle e le parti metalliche così da evitare il passaggio 

delle alte frequenze di vibrazione. 

Un canotto di tela plastificata collegherà la bocca di mandata del ventilatore all’apertura di 

uscita dell’unità con funzione di giunto antivibrante. 

La struttura di ciascuna sezione sarà costituita da pannelli autoportanti in lamiera zincata 

pressopiegata. 

La pannellatura sarà a doppia parete (tipo sandwich) con interposto isolamento 

termoacustico in resina espansa rigida di almeno 20 mm di spessore. 

Le diverse sezioni componenti l’unità saranno rifinite accuratamente e collegate tra loro a 

mezzo di flangiature tra le quali sarà estruso uno strato di mastice permanentemente elastico 

che assicuri la tenuta ottimale. I bulloni di collegamento saranno in acciaio e saranno protetti da 

zincature cromatizzate. 

Una volta assemblato, l’intero condizionatore sarà protetto ulteriormente da uno strato di 

vernice del tipo epossidico. 

In tutti i punti di appoggio del condizionatore saranno applicati sostegni antivibranti 

monoblocco in gomma per ridurre al minimo la trasmissione del rumore alle strutture di 

appoggio. 

 

4.1.25.4.7 Attenuatori acustici. 

Saranno costituiti da telaio in lamiera zincata, spessore secondo DIN 24157, di forma 

rettangolare o circolare secondo le necessità di applicazione. Il collegamento al canale verrà 

effettuato a mezzo flangia e controflangia. 
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Il materiale fonoassorbente sarà resistente all’umidità e protetto contro lo sfaldamento, 

adatto per una velocità dell’aria di max 10 m/s, in parte ricoperto da lamiera d’acciaio zincato. 

L’attenuazione imposta sarà di 25 dB alla frequenza di 100 Hz, sulle diramazioni di mandata, 

le perdite di carico max saranno di 8 mm c.a. con una lunghezza dell’attenuatore di circa 1 m. 

 

 

4.1.25.5 BOCCHETTA DI MANDATA DELL’ ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO. 

La bocchetta di immissione dell'aria dovrà essere a doppia serie di alette direttrici, orientabili 

indipendentemente, di cui la posteriore disposta orizzontalmente e l'anteriore verticalmente. 

Dovrà essere fornita completa di serranda di taratura e di controtelaio per il fissaggio al 

canale o eventualmente alla muratura, nonchè provvista della guarnizione di tenuta dell'aria 

applicata sulla battuta della cornice. 

Il fissaggio della bocchetta al controtelaio dovrà essere effettuato mediante clips o viti 

autofilettanti cromate non in vista. 

La bocchetta sarà realizzata in alluminio anodizzato mentre la serranda di taratura, del tipo 

ad alette contrapposte, ed il controtelaio saranno in lamiera di acciaio zincata. 

Colore a scelta della Committente o della D.L 

La griglia verrà montata sul controtelaio mediante viti cromate autofilettanti non in vista o 

nottolini o clips. 

Nel caso di bocchetta a parete il controtelaio dovrà essere murato a filo intonaco. 

La bocchetta verrà montata in modo che la guarnizione sotto la cornice eviti possibili 

trafilamenti. 

La serranda di taratura dovrà essere facilmente manovrabile dall'esterno della bocchetta. 

A posa ultimata si dovrà procedere al corretto orientamento delle alette posteriori e anteriori 

così da garantire il lancio e la distribuzione dell'aria secondo quanto previsto dal progetto. 

 

4.1.25.6 GRIGLIA DI RIPRESA DELL'ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

La griglia di ripresa dell'aria sarà ad una singola serie di alette fisse. 

Dovrà essere fornita completa di serranda di taratura del tipo ad alette contrapposte e di 

controtelaio per il fissaggio al canale o eventualmente alla  muratura. 

Il fissaggio della griglia sul controtelaio sarà effettuato mediante clips o viti autofilettanti 

cromate non in vista La griglia sarà realizzata in alluminio anodizzato mentre la serranda di 

taratura ed il controtelaio saranno in lamiera di acciaio zincata. 

Colore a scelta della Committente o della D.L. 

La griglia verrà montata sul controtelaio mediante viti autofilettanti non in vista o nottolini o 

clips. 

Nel caso di griglie a parete il controtelaio dovrà essere murato a filo intonaco. 

La serranda di taratura dovrà essere facilmente manovrabile dall'esterno della bocchetta. 

 

4.1.25.7 GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

La griglia di transito avrà una singola presa di alette a "V" rovesciato,disposte al labirinto 

orizzontalmente. 

La griglia sarà in alluminio anodizzato e sarà fornita completa dell'eventuale controtelaio in 

lamiera di acciaio zincato o di controcornice per montaggio su porte. 

La griglia di transito, se installata su porte o parete divisorie con spessore non superiore a 

60 mm, sarà dotata di controcornice, se installata su pareti con spessore compreso tra 60 mm e 

100 mm sarà dotata di copriprofili per il  montaggio, se installato su pareti con spessore 
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maggiore di 100 mm, dovrà essere dotata di controtelaio e si dovrà prevedere il montaggio 

accoppiato di una griglia di ripresa di uguali dimensioni, anch'essa dotata di controtelaio, 

compresa nella fornitura. 

Il fissaggio della griglia sul controtelaio verrà effettuato con viti cromate non in vista o 

mediante clips. Colore a scelta della Committente o della D.L. 

 

4.1.25.8 GRIGLIA DI PRESA DELL'ARIA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO CON FILTRO 

La griglia di presa dell'aria con filtro avrà semplice filare di alette, fisse, profilo antipioggia, e 

sarà completa di rete antivolatile, di controtelaio da murare e di tegole rompigocce. 

La griglia sarà costruita in acciaio zincato e sarà fornita completa di controtelaio in lamiera  

di acciaio zincata e di serranda di taratura dell'aria (quando richiesto), con alette deflettrici a 

movimento contrapposto con comando manuale o motorizzato. 

Il fissaggio della griglia sul telaio sarà realizzato mediante viti cromate o clips. 

A valle della griglia, sulla parte interna della parete, sarà installato un filtro rigenerabile 

contenuto in apposito telaio e rete metallica, facilmente smontabile per la pulizia. Griglia e filtro 

dovranno essere collegati al canale o all’unità stessa tramite canotto in lamiera zincata. 

Colore a scelta della Committente o della D.L. 

Il fissaggio della griglia al controtelaio dovrà poter essere realizzato sia dall'interno che 

dall'esterno. 

Verranno impiegate viti cromate autofilettanti non in vista. 

L'eventuale serranda di taratura dovrà essere montata in modo da rendere agevole la sua 

manovra. 

Il montaggio della sezione filtrante dovrà essere tale da garantire una semplice ispezione e 

la sostituzione del filtro. 

 

4.1.25.9 SERRANDA TAGLIAFUOCO A FUSIBILE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA. 

La serranda tagliafuoco sarà costruita con involucro ed accessori in lamiera di acciaio 

zincata con tutte le parti rivestite ed isolate tra loro da un impasto di materiale resistente ad alta 

temperatura. 

La pala di otturazione dovrà essere in materiale fibroceramico resistente al fuoco. 

La battuta perimetrale della serranda dovrà essere rivestita da guarnizione. 

Ogni serranda dovrà essere corredata dai seguenti elementi: 

- leva di comando manuale 

- molla di ritorno in chiusura 

- sganciatore termico mediante fusibile tarato a circa 70°C 

- vite di regolazione 

- contatti elettrici di fine corsa per segnalazione a distanza 

- sportello di ispezione per i comandi 

- controtelaio da murare 

- bussole in bronzo. 

La serranda tagliafuoco dovrà essere fornita unitamente a certificato di resistenza al fuoco 

pari a due ore ( REI 120), in conformità alle Leggi vigenti in materia. 

La serranda tagliafuoco potrà essere installata in posizione orizzontale a parete o in 

posizione verticale a soffitto. 

Il telaio della serranda andrà montato in modo che la pala di otturazione in posizione di 

chiusura, risulti  a filo parete e che i comandi e la leva di riarmo siano facilmente azionabili. 
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4.1.25.10 SERRANDA DI TARATURA 

Nei vari canali sia di mandata che di ripresa dell'aria, dovranno essere previste serrande per 

la taratura delle portate dell'aria con le seguenti caratteristiche: 

- servocomando sulle serrande di aspirazione e sulla presa di aria esterna delle unità di 

trattamento; 

- cassa e attacchi flangiati in lamiera zincata; 

- alette con larghezza massima di 120 mm, esecuzione in lamiera zincata, perni in acciaio 

inox su bussole di nailon, movimento contrapposto con ruote dentate in resina; 

- maniglia per posizionamento manuale completa di settore e bloccaggio della posizione; 

- targhette metalliche esterne per l'individuazione della posizione della serranda; 

- spessori: cassa ed alettature in lamiera zincata da 1,5 mm. 

 

4.1.25.11 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO 

Avrà corpo, cappello, cavalletto in ghisa, volantino in ghisa G. 20-22 UNI 5007, baderna di 

teflon; otturatore e premistoppa in acciaio forgiato Fe45, albero in acciaio trafilato AVZ, sedi di 

tenuta in acciaio inox 18/8 AISI 304 rettificate, otturatore rotante montato su sfere d’acciaio inox 

con controtenuta verso l’esterno per la manutenzione della guarnizione in esercizio a valvola 

montata in esercizio e completamente aperta, attacchi a flange dimensionate e forate secondo 

le norme UNI PN 16 con risalto UNI 2229, pressione di prova secondo le norme UNI 1284. 

 

4.1.25.12 VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO 

Sarà del tipo a molla, adatta per il funzionamento verticale ed orizzontale. Corpo e coperchio 

saranno in ghisa GG25. Il tappo sarà in acciaio inox fino a DN 150, in acciaio al carbonio con 

superficie di tenuta inox per i diametri superiori. 

La tenuta sul tappo sarà in acciaio inox; la molla di chiusura in acciaio;    

Le sedi in anello di acciaio inox rullato nel corpo; le guarnizioni in grafite pura. 

Le flange di collegamento saranno dimensionate e forate secondo norme UNI PN 10 e/o PN 

16 con risalto UNI 2229. 

4.1.25.13 RUBINETTO A MASCHIO 

Sarà del tipo a maschio non passante; avrà corpo in ghisa; maschio, vite spingimaschio e 

premistoppa a due vie in bronzo; tenuta in PTFE; attacchi flangiati e forati secondo norme UNI 

PN 10 e/o PN 16. 

Pressione di prova e di impiego secondo le norme UNI 1284. 

 

4.1.25.14 VALVOLA A SFERA 

4.1.25.14.1 In bronzo fino a DN 32 

Sarà del tipo a passaggio pieno; corpo, premistoppa stelo e anello di fondo saranno 

completamente in bronzo; manicotto in ottone OT 58 UNI 5705; sfera in ottone cromata a forte 

spessore; guarnizione in PTFE; leva di manovra in duralluminio plastificato. 

Gli attacchi saranno a manicotto filettato gas UNI 338 e a flange forate secondo norme UNI 

PN 10 e/o PN 16. 

Pressione di prova e di impiego secondo le norme UNI 1284. 

 

4.1.25.14.2 In acciaio oltre DN32 
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Avrà corpo e coperchio in acciaio ASTM A 105; stelo in acciaio inox in esecuzione 

antisfilamento; tenuta sullo stelo in PTFE con molle di registro automatico per assorbimento di 

variazione di temperatura; sfera in acciaio inox 304; guarnizione in PTFE a doppio incasso; leva 

di manovra in duralluminio plastificato. 

Le flange di collegamento saranno forate secondo norme UNI PN 10 e/o PN16. 

Pressione di prova e di impiego secondo le norme UNI 1284. 

 

4.1.25.15 FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITÀ 

Sarà del tipo ad Y, avrà coperchio in ghisa G20-22 UNI 5007; elemento filtrante estraibile in 

lamiera di acciaio inox 18/8 AISI 304; bulloni in acciaio al carbonio; guarnizioni in grafite pura; 

attacchi flangiati e forati secondo norme UNI PN 10 e/o PN 16 con risalto UNI 2229. 

Pressione di prova e di impiego secondo le norme UNI 1284. 

L'elemento filtrante, come già detto, sarà in lamiera di acciaio forata con fori di diametro 

inferiore a 0,6 mm, di spessore non inferiore a 0,5 mm, con una percentuale di vuoto/pieno non 

inferiore al 15%. 

 

4.1.25.16 VALVOLE SERVOCOMANDATE 

Saranno del tipo a due o tre vie, a strozzamento, miscelatrici o deviatrici equipaggiate con 

motorizzazione elettromeccanica. 

Avranno corpo in ghisa GG 25 con attacchi a flange piane forate secondo norme UNI PN 16; 

sede valvola, stelo ed otturatore in acciaio inox; superfici di tenuta metalliche. 

Il premistoppa sarà in ottone con guarnizioni OR o in acciaio inox con guarnizioni in dischi di 

PTFE. I servomotori saranno del tipo elettromeccanico; avranno relè di posizionamento 

incorporato in combinazione con regolatori con segnale di uscita in continuo 2 - 10 V; avranno 

possibilità di regolazione manuale per mezzo di pulsante a stelo del motore retratto. Il senso di 

azione sarà selezionabile tramite commutatore. 

4.1.25.17 VALVOLE A TRE VIE MISCELATRICI MODULANTI 

Idonee per eseguire una regolazione proporzionale, a due posizioni o flottante. 

Il corpo valvola sarà in ghisa GG22 con attacchi filettati secondo le norme DIN 259; il 

premistoppa, in teflon autoregolante, avrà perfetta tenuta; sede di otturatore saranno in cromo-

nichel. 

Le valvole saranno del tipo bilanciato, complete di dispositivo di ritorno in posizione di riposo. 

La caratteristica di lavoro sarà lineare; la capacità di regolazione sarà tale da evitare salti di 

portata anche ad inizio corsa. 

Il servocomando sarà di tipo magnetico esente da manutenzioni, senza organi intermedi di 

trasmissione del moto e di contatti e privo di attriti ed usure; esso sarà corredato di 

posizionatore manuale con possibilità di fissare i limiti di corsa. 

4.1.25.18 MANOMETRI 

I manometri saranno del tipo Bourdon a movimento centrale con scatola di ottone, fascia di 

ottone cromato, quadrante in alluminio con fondo laccato bianco da 130 mm con scala da 1 a 

10 bar ad intervalli 0,2 bar, errore massimo in fondo scala 1%, attacco diametro 1/2". I 

manometri saranno completi di rubinetto portamanometro in bronzo a tre vie diametro 1/2” con 

attacchi a manicotti filettati e di serpentina del tipo a ricciolo di rame con attacchi filettati a 

maschio e femmina, pressione di prova e di impiego secondo le norme UNI 1284. 
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4.1.25.19 TERMOMETRI 

Saranno del tipo a mercurio, costituiti da una cassa in lega leggera, resa stagna con anello 

meccanico avvitato e guarnizioni in neoprene sul vetro. 

La cassa sarà accuratamente rifinita con verniciatura antiacida in nero; il quadrante sarà 

bianco con numeri litografati in nero, diam. 100 mm, l'indice in acciaio brunito con dispositivo 

micrometrico di azzeramento.  

Il bulbo sarà rigido inclinato o diritto secondo del luogo di installazione, nel caso in cui la 

lettura dei termometri a gambo rigido fosse difficoltosa, saranno installati termometri con bulbo 

capillare. 

La precisione di misura sarà del ±1% del valore di fondo scala. 

 

4.1.25.20 FLUSSOSTATO 

Sarà costituito da elemento sensibile, gruppo cinematismi, e dispositivo elettrico di comando. 

4.1.25.21 UMIDOSTATO 

Sarà del tipo per applicazione su canale d'aria, con elemento sensibile a condensazione. 

Avrà armature a strati sottili e il dielettrico a polimeri; 

l'oscillatore ed il trasduttore di segnale in corrente continua varieranno da 0 ÷ 10V. 

4.1.25.22 SONDA TERMOSTATICA 

Sarà del tipo da immersione con guaina in acciaio inox munita di sensore di misura al silicio 

intercambiabile e protetto contro la corrosione con cararatteristica tensione /resistenza lineare. 

Campo di misura -50 ÷ +150°C 

Pressione massima di esercizio 40 bar 

Temperatura ambiente in esercizio -10 ÷ +125°C. 

4.1.25.23 TERMOSTATO 

Sarà del tipo elettronico da ambiente a circuiti integrati ed elemento sensibile di temperatura 

tipo NTC con uscita singola o doppia per regolazione modulante o tutto - niente, ad azione 

diretta o inversa reversibile a mezzo di commutatore. 

Sarà predisposto per compensazione stagionale e limite modulante di mandata. 

Ciascuna uscita disporrà di aggiustaggio della taratura e banda proporzionale (o 

differenziale) regolabile. 

Ciascuna uscita avrà una segnalazione ottica a mezzo lampadina che variando di intensità 

luminosa darà un indicazione del valore del segnale in uscita, variabile tra 0÷20 Vcc. 

Esso sarà costituito da: 

- basetta; 

- scheda elettronica con manopola di comando; 

- coperchio con blocco manopola asportabile e segnalazione ottica dell'azione di 

 comando. 

Avrà campo di regolazione 7 ÷ 38°C riducibile a 17 ÷ 27°C. 

La manopola di comando disporrà pure di scala di lettura ridotta nel caso si desideri il campo di 

misura ristretto, 17÷27°C. 

4.1.25.24 MULTIREGOLATORE DIGITALE DA QUADRO 

Sarà del tipo a microprocessore configurabile comprendente otto moduli di controllo, quattro 

moduli di calcolo e quattro moduli logici; tali moduli daranno la possibilità di processare gli otto 

ingressi analogici e gli otto ingressi digitali in modo da realizzare la configurazione desiderata. 

Il multiregolatore dovrà essere idoneo ad essere collegato al sistema di supervisione 

centralizzato esistente nell’Aerostazione mediante una linea di comunicazione seriale. 
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Caratteristiche tecniche: 

 tensione di alimentazione: 24 Vca, 50 Hz; 

 potenza assorbita: 5  3 VA; 

 morsettiera idonea per montaggio su barra DIN a fronte quadro; 

 8 ingressi analogici, 0  10 Vcc; 

 8 ingressi digitali da contatti privi di tensione; 

 2 uscite  analogiche  0  10 Vcc, 10 mA max; 

 6 uscite digitali a triac 24 Vca, 0,5 mA max; 

 8 moduli di controllo interni configurabili come P, PI, PID, ON/OFF, simmetrici 

concatenati; 

 4 moduli di calcolo interni con otto ingressi ed un ‘uscita configurabili per le funzioni di 

media, selezione di minima, selezione di massima, entalpia C/F, ritaratura segmentata, 

selezione di ingresso analogico in funzione di stati digitali, temporizzatori; 

 4 moduli logici interni con otto ingresi ed un’uscita. 

 

 

 

 

 

 

4.1.25.25 TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE. 

Sarà del tipo elettronico con elemento sensibile del tipo a doppia camera con membrana i 

cui movimenti, proporzionali alla differenza di pressione, varieranno la tensione di uscita. 

Esso non richiederà alcuna taratura e sarà collegabile al regolatore, installato a distanza, 

tramite cavetto a tre fili non schermati. 

I campi di misura saranno diversi in modo da poter scegliere quello adatto all’applicazione. 

Il trasmettitore sarà completo di n.2 prese di misura in alluminio e del tubicino in PVC per il 

collegamento delle stesse al trasmettitore; sarà equipaggiato, inoltre, di un raccordo a T per 

effettuare le misure di controllo. 

4.1.25.26 TRASMETTITORE DI UMIDITÀ 

Sarà del tipo elettronico ad elemento sensibile in film sintetico igroscopico, idoneo per 

installazione in ambiente o a canale. 

Il trasmettitore varierà il suo segnale in uscita in volt al variare dell'umidità relativa senza 

l'ausilio di parti striscianti in modo da garantire la ripetibilità e la durata. 

Il collegamento al regolatore installato a distanza, avverrà tramite un cavo a tre fili non 

schermati. 

Il tipo d'ambiente sarà equipaggiato con potenziometro di ritaratura incorporato. 

4.1.25.27 SONDA CLIMATICA. 

Sarà una sonda di temperatura per esterno di tipo elettronico a termistore (elemento di 

misura con caratteristica NTC), con alto coefficiente di variazione della resistenza a fronte di 

una variazione unitaria di temperatura allo scopo di assicurare una risoluzione non inferiore a 

60 ohm/°K. 

Essa sarà collegabile al regolatore instalalto a distanza tramite una coppia di fili non 

schermati. 

L’elemento sensibile verrà posizionato in modo da sentire la temperatuta nella parete sulla 

quale poggia. 
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4.1.25.28 DIFFUSORE QUADRANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

Il diffusore quadrtangolare ad alette longitudinali fisse sarà realizzato in alluminio anodizzato. 

Dovrà essere completo di serranda di taratura ad alette contrapposte imperniate sui lati 

lunghi, di deflettore per equalizzare i filetti fluidi e di collare per il montaggio del diffusore al 

canale, o di controtelaio per montaggio a filo soffitto 

Questi accessori saranno realizzati in lamiera di acciaio zincato. 

Il diffusore verrà fornito completo di guarnizione di tenuta dell'aria, applicata sulla battuta 

della cornice, il diffusore potrà poter essere fornito a semplice o a doppia direzione del flusso. 

La regolazione della serranda di taratura dovrà essere facilmente eseguibile dall'esterno del 

diffusore. 

Colore a scelta della Committente o della D.L. 

Il diffusore verrà fissato al controtelaio mediante nottolini o clips. 

Nel caso di collegamento diretto al canale o al collare di prolunga, verranno utilizzate viti 

cromate autofilettanti non in vista. 

Si dovrà prestare particolare cura al corretto montaggio della guarnizione posta sulla battuta 

della cornice. 

La serranda di taratura dovrà essere installata in modo da poter operare facilmente sulla 

stessa 

 

SPECIFICHE MATERIALI. 

4.1.26 TUBAZIONI IN ACCIAIO. 

Le tubazioni saranno in acciaio nero trafilato della migliore qualità e risulteranno prive di 

difetti superficiali che possano pregiudicarne l'impiego. Saranno ammessi locali leggeri aumenti 

o diminuzioni di spessore, piccole striature longitudinali dovute al processo di fabbricazione, 

purchè lo spessore rimanga compreso in ogni punto entro le tolleranze prescritte. Sarà 

ammessa l'eliminazione dei difetti purchè lo spessore non risulti inferiore al minimo prescritto. 

I tubi saranno ragionevolmente diritti a vista e presenteranno sezione circolare entro le 

tolleranze prescritte. 

Le estremità di ciascun tubo saranno tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo stesso e 

non presenteranno sbavature. 

Esse saranno predisposte per giunzione testa a testa: 

- lisce, per spessore fino ai 3,2 mm incluso; 

- smussate, per spessori maggiori ai 3,2 mm. 

 

Le tolleranze ammesse, rispetto ai valori teorici, saranno: 

a) sul diametro esterno del tubo: +1,5 % con un minimo di +1  mm; 

b) sullo spessore del tubo: 

+ non specificato (delimitato dalla tolleranza sulla massa); 

- 12,5 % (15%); il valore indicato tra parentesi sarà ammesso solamente in singole 

zone, per lunghezze non maggiori del doppio del diametro esterno del tubo e 

comunque non maggiore di 300 mm. 

c)  sulla massa: 

 sul singolo tubo: +10% (rispetto alla massa teorica del singolo tubo) su partite di 

 almeno 10 t: + 7,5%. 

 

Per l'esecuzione dei circuiti i tubi saranno del materiale, tipo e giunti riportati nelle seguenti 

tabelle: 
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Servizio   Materiale  Tipo   Tab. UNI 8863 

acqua calda    acciaio                nero senza sald.     Standard 

 " refrigerata          "      "            " 

 

 

TABELLA DELLE GIUNZIONI PER TUBAZIONI 

 

SERVIZIO  DIMENSIONI MATERIALE       TIPO 

 

Acqua calda  sino a 30 mm  ghisa malleabile  vite a manicotto 

 "  oltre 30 mm  acciaio   saldatura 

  " refrigerata             sino a 30 mm   ghisa malleabile vite a manicotto 

 "   oltre 30 mm  acciaio   saldatura 

 

Saranno inoltre previsti, ove necessario, dei sistemi che consentano la libera dilatazione delle 

tubazioni da punti fissi e compensatori del tipo plurilamellare in acciaio inox. 

 

4.1.26.1 PEZZI SPECIALI 

Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve stampate a saldare. 

Per i piccoli diametri fino ad 1 1/4" massimo, saranno ammesse curve a largo raggio 

ottenute mediante curvatura a freddo realizzata con apposita apparecchiatura, a condizione che 

la sezione della tubazione, dopo la curvatura, risulti perfettamente circolare e non ovalizzata. 

Le derivazioni verranno eseguite utilizzando curve a saldare tagliate a "scarpa". 

Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concorde con la direzione di 

coinvolgimento dei fluidi; non sarà comunque ammesso per nessuna ragione l'infilaggio del tubo 

di diametro minore entro quello di diametro maggiore. 

Le giunzioni tra i tubi  di differente diametro (riduzioni) dovranno essere effettuate mediante 

idonei raccordi conici a saldare, non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro 

inferiore entro quello di diametro maggiore. 

Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un troppo 

accentuato distacco dei tubi delle strutture di sostegno, raccordi eccentrici con allineamento su 

una generatrice. 

I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno del tipo eccentrico con allineamento sulla 

generatrice superiore per evitare la formazione di sacche d'aria. 

 

4.1.26.2 RACCORDI ANTIVIBRANTI 

Le tubazioni che devono essere collegate ad apparecchiature in grado di trasmettere 

vibrazioni di origine meccanica alle parti fisse dell'impianto, dovranno essere montate con 

l'interposizione di idonei giunti elastici antivibranti, raccordati alle tubazioni per mezzo di 

giunzioni smontabili (flange o bocchettoni). 

 

4.1.26.3 SFIATI D'ARIA 

Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possano sfogare l'aria direttamente 

nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, realizzati con tronchi di tubo 

delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la costruzione della corrispondente rete, 

muniti in alto di valvola di sfogo aria, intercettabile mediante valvola a sfera, o rubinetto a 

maschio riportato ad altezza d'uomo, oppure di valvola automatica di sfiato sempre con relativa 

intercettazione. 
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Saranno previsti opportuni scarichi da collegare alla rete fognaria. 

Le valvole di sfogo dovranno essere facilmente accessibili e gli scarichi controllabili. 

Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza verso i punti di 

spurgo aria. 

 

4.1.26.4 VERNICIATURA DELLE TUBAZIONI. 

La verniciatura delle tubazioni e delle staffe sarà effettuata, previa spazzolatura, con due mani di vernice al minio di piombo in 

resina gliceroftalmica modificata con olii per uno spessore medio totale di 40 µ. 

Un ulteriore mano di verniciatura  smalto, eventualmente in colore, sarà dotata nei tratti o 

segmenti non coibentati.   

4.1.26.5 COIBENTAZIONE DI TUBAZIONI E VALVOLAME. 

Sarà realizzata con isolante flessibile estruso a celle chiuse a base di caucciù vinilico 

sintetico espanso. 

La posa in opera sarà effettuata per infilaggio o, quando ciò non fosse possibile, attraverso 

taglio longitudinale ripristinato mediante idoneo adesivo. 

Nei punti di giunzione di testa, i due tronchi isolanti dovranno essere incollati tra loro e sulla 

tubazione stessa mediante idoneo collante. 

Per le tubazioni sotto pavimento, l'isolante sarà protetto con materiale adatto applicato prima 

della gettata del massetto di contenimento. 

Caratteristiche tecniche: 

a) per tubazioni e valvolame percorsi da fluidi caldi: 

- conducibilità termica < 0,041 W/mk   a Tm = +50°C; 

- reazione al fuoco - classe 1; 

- spessori secondo Legge 10/91, DPR 712 del 26.08.1993. 

b) per tubazioni e valvolame percorsi da acqua refrigerata: 

- conducibilità termica ≤ 0.037 w/mk    a Tm = + 10°C; 

- fattore di resistenza alla diffusione al vapore > 3,000; 

- reazione al fuoco - classe 1. 

 

 

 

Conduttività 

Termica utile 

dell'isolante 

Diametro esterno della tubazione 

(mm) 

(W/mK) < 20 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 99 > 100 

0.030 13 19 26 33 37 40 

0.032 14 21 29 36 40 44 

0.034 15 23 41 39 44 48 

0.036 17 25 34 43 47 52 

0.038 18 28 37 46 51 56 

0.040 20 30 40 50 55 60 

0.042 22 32 43 54 59 64 

0.044 24 35 46 58 63 69 

0.046 26 38 50 62 63 74 

0.048 23 41 54 56 72 79 

0.050 30 44 58 71 77 84 
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- Per valori di conduttività termica utile dell’isolante differenti da quelli riportati in tabella, i 

valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione dei dati 

riportati nella tabella stessa. 

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’isolamento termico 

dell’involucro edilizio (verso l’interno del fabbricato) ed i relativi spessori minimi 

dell’isolamento (riportati in tabella) vanno moltiplicati per 0,5. 

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all’esterno nè su locali non riscaldati, 

gli spessori riportati in tabella, vanno moltiplicati per 0,3. 

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quanto non sia 

misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i 

limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche emanate dall’UNI. 

 

In corrispondenza delle selle d’appoggio saranno interposti manufatti realizzati in schiuma 

poliuretanica, con densità minima 80 Kg/m3. 

La barriera al vapore sarà composta da foglio di alluminio con chiusura longitudinale 

autoadesiva. 

Tubazioni e valvole installate in centrali, in cunicoli di collegamento o, comunque, in vista 

avranno una finitura esterna in lamierino di alluminio, spessore 0,6 mm, calandrato, sagomato e 

fissato con viti autofilettanti in acciaio inox; il fissaggio per il valvolame avverrà tramite mezzi di 

giunzioni di tipo smontabile senza l’uso di attrezzi. 

Tubazioni e valvole installate in cavedi, in controsoffitti, sotto pavimento flottante o, 

comunque, non in vista avranno una finitura esterna in foglio di PVC rigido, liscio e lucido, di 

spessore 0,35 mm, appartenente alla classe 1 di reazione al fuoco. 

Coibentazione e finitura in PVC saranno certificate del marchio di conformità e/o 

dichiarazione di conformità (DM 26/6/84 art. 2.6 -2.7). 

4.1.26.6 TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE 

Tutte le tubazioni dovranno essere contraddistinte da opposite targhette che indichino il 

circuito di appartenenza, la natura del fluido convogliato e la direzione del flusso.  

I colori distintivi saranno quelli indicati nella seguente tabella: 

- acqua fredda     verde 

- acqua calda     rosso 

- acqua fredda o calda alternativamente      verde-rosso 

 

Diverse tonalità dello stesso colore dovranno indicare diverse temperature di uno stesso 

fluido. 

Il senso di flusso del fluido trasportato sarà indicato mediante una freccia situata in 

prossimità del colore distintivo di base. 

 

4.1.27 TUBAZIONI IN RAME 

Le tubazioni in rame trafilato dovranno essere conformi alle norme UNI 5649/71 serie B 

pesante. 

Il tubo in rame sarà di tipo cotto, stoccato in rotoli, per diametri esterni fini a 22 mm e di tipo 

crudo in verghe per i diametri maggiori. 

Tutte le tubazioni dovranno essere marcate dll’Ente di controllo per l’individuazione della 

serie di appartenenza. 

I diametri e gli spessori delle tubazioni saranno i seguenti: 

Diametro  

esterno o nominale 

Spessore parete 

 

Massa 

convenzionale 
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(mm) (mm) (kg/m) 

6 1 0.140 

8 1 0.196 

10 1 0.252 

12 1 0.307 

14 1 0.363 

15 1 0.391 

16 1 0.419 

18 1 0.475 

22 1,5 0.859 

28 1,5 1.111 

35 1,5 1.404 

36 1,5 1.448 

42 1,5 1.698 

 

Le tubazioni di rame saranno preisolate con guaina di poliestere di spessore adeguato. 

 

4.1.28 CANALIZZAZIONI. 

La quasi totalità delle canalizzazioni, necessarie per collegare tra loro tutte le apparecchiature degli impianti di climatizzazione, 

per realizzare le prese di aria esterna e le espulsioni o le estrazioni, saranno  in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock - 
forming quality) di spessore variabile a secondo delle dimensioni adottate. Lo spessore minimo di zincatura corrisponderà al tipo 

Z200 secondo norme UNI 5753-75. 

I canali posti eventualmente all’esterno dovranno essere eseguiti con spessori della lamiera 

di 2/10 di maggiore di quello normale ammesso, rivestito esternamente con due mani di bitume 

e di vernice antiruggine tipo marina. 

Tutti i canali saranno, inoltre, ampiamente rinforzati in modo da non subire deformazioni 

apprezzabili per effetto della pressione dell’aria e sostenuti da apposite staffe 

convenientemente assicurate alla struttura dell’edificio. 

I canali saranno dotati di curve tali da ridurre al minimo le perdite di carico e, dove 

necessario, tali curve saranno provviste di deflettori interni. 

Le curve a 90° saranno del tipo liscio e formato da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura 

dell’asse del canale sarà pari ad 1,5 volte il diametro dello stesso. 

Eventuali giunzioni di canali costruiti con metalli diversi saranno realizzate con giunti flessibili 

in modo da evitare il generarsi di correnti galvaniche. 

Lo spessore minimo delle lamiere zincate per la realizzazione dei canali sia rettangolari che 

circolari dovranno corrisponde ai seguenti valori: 

 

lato maggiore del canale o diametro - spess. min. ammesso 

 inferiore a 300 mm     6/10 

 da    301 a   450 mm       8/10 

  da   451 a 1000  mm     10/10 

  superiore a  1000 mm      12/10 

 

I canali il cui lato maggiore supererà i 600 mm dovranno essere rinforzati trasversalmente 

con angolari 25x25x3 mm posti alla distanza di 1,20 m; i canali il cui lato maggiore superi i 1000 

mm dovranno essere rinforzati con angolari 30x30x3,5 mm posti alla distanza di 60 cm; ove 

necessario e per le larghezze uguali o maggiori  di 1350 mm, dovranno essere previsti, oltre a 

quanto detto, angolari di rinforzo posti secondo la diagonale della superficie maggiore. 
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Gli angolari saranno in acciaio zincato a caldo e resi solidali alle pareti del canale a mezzo di 

opportuni rivetti.  

Le staffe saranno eseguite con reggette in acciaio zincate a caldo dopo l’esecuzione. 

I canali con lato superiore o uguale a 1000 mm dovranno essere sostenuti da staffe eseguite 

con angolari d’acciaio, zincate a caldo dopo l’esecuzione, di dimensioni non inferiori a 

30x30x3,5 mm, con distanza massima ammessa, tra una staffa e la successiva, di m 2,5. Le 

staffe saranno smontabili e raggiungibili mediante viti di taratura. 

 

MODALITA’ DI MESSA IN OPERA 

4.1.29 TUBAZIONI IN ACCIAIO A SALDARE. 

Le tubazioni in acciaio a saldare saranno messe in opera nel modo seguente. 

Dopo l’installazione delle staffe, verranno disposti i tratti diritti di tubazione per la massima 

lunghezza possibile senza giunzioni, pretagliati a misura a piè d’opera. 

Prima del montaggio, verranno rimosse tutte le scorie all’interno del tubo. Nel caso di tubi 

affiancati, la distanza tra il filo esterno delle coibentrazioni dei tubi dovrà essere di almeno 20 

cm, a meno che non vi sia diversa indicazione nei grafici dei particolari costruttivi. 

La direzione dell’asse dei tubi deve essere verificata con la livella a bolla sia per assicurare 

la perfetta verticalità sia per assicurare la lieve pendenza per sfogo d’aria delle tubazioni 

orizzontali. 

Montato il tratto diritto di tubazione, si procederà all’installazione del primo raccordo speciale 

o diramazione, nel caso che il tubo diramato abbia un diametro non inferiore alla metà di quello 

principale. 

In caso diverso, ma sempre per diramazione di diametro non superiore a 3/4”, la derivazione 

potrà essere fatta per foratura e saldatura del tubo diramato; lo stacco andrà eseguito con una 

lieve curvatura della diramazione effettuata con piegatura a caldo in modo da approssimare una 

diramazione a 45°. 

Nel caso che sulla tubazione vada montata una controflangia, alla quale bullonare la flangia 

di un apparecchio, questa deve essere saldata a piè d’opera prima del montaggio del tratto di 

tubo di cui fa parte. 

Nel caso di installazione di valvole o apparecchi con attacchi filettati, essi andranno saldati 

alla tubazione con un tronchetto preventivamente montato mediante la giunzione filettata alla 

valvola o apparecchio in questione. 

Occorrerà prevedere una pendenza minima dell’ 1-2% allo scopo di facilitare le operazioni di 

sfogo dell’aria e di svuotamento dell’impianto, in modo che, in caso di impianto fermo per più 

giorni con temperature inferiori a 0°C, non si verifichino inconvenienti. 

Dove necessario verranno installati opportuni giunti di dilatazione. 

Nel caso di posa di tubazioni incassate a pavimento o a parete, le tubazioni saranno rivestite 

con guaine isolanti aventi la funzione di consentire l’eventuale dilatazione, di evitare la 

condensazione nel caso di tubi freddi e di proteggere le superfici contro eventuali aggressioni di 

natura chimica. 

Tutte le tubazioni saranno verniciate dopo essere state ripulite con una spazzola metallica e 

solventi sgrassanti. 

Una prima mano di vernice antiruggine sarà applicata come base con una strato minimo di 8 

micron. La seconda mano di vernice sarà applicata dopo che la prima sia completamente 

asciutta; lo spessore minimo complessivo sarà di 50 micron. 

Tutte le tubazioni avranno fascetta colorata di identificazione secondo le norme UNI e 

l’indicazione dei sensi di percorrenza dei fluidi. 
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4.1.30 TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO. 

Le diramazioni saranno eseguite con pezzi speciali; tutti i tratti saranno misurati, pretagliati, e 

filettati a piè d’opera; le parti tagliate in corrispondenza della zincatura, saranno protette mediante 

verniciatura; la tenuta della giunzione sarà assicurata con nastro di teflon. 

I pezzi speciali saranno in ghisa malleabile zincata con le stesse caratteristiche della 

tubazione. 

Le valvole e gli apparecchi saranno collegati con raccorderia che consenta il montaggio e lo 

smontaggio delle valvole o degli apparecchi senza lo spostamento o rotazione della tubazione e 

dopo che essa sia stata installata a monte e a valle. 

 

4.1.31 SUPPORTI. 

Le tubazioni saranno fissate a soffitto o a parete mediante mensole o staffe con supporti 

apribili a collare. 

Tutti i supporti, saranno previsti e realizzati in maniera tale da non consentire la trasmissione 

di rumori e vibrazioni delle tubazioni alle strutture impiegando materiali antivibranti. 

I collari di fissaggio, mensole e staffe per tubazioni nere saranno in acciaio nero verniciato 

con due mani di vernice antiruggine, previa accurata pulizia delle superfici da verniciare. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata per l’ancoraggio dei punti fissi posti sulle 

tubazioni calde ed in particolare per acqua surriscaldata a vapore. 

Tali ancoraggi saranno adeguati alle spinte cui vengono sollecitati. 

Per le tubazioni convoglianti fluidi caldi saranno previsti supporti mobili. 

Tubazioni calde non coibentate potranno essere posate direttamente su rulli. Per tubazioni 

calde da coibentare sarà prevista apposita sella di tipo approvato fra tubo e rullo, di altezza 

maggiore dello spessore dell’isolamento; non sarà ammessa l’interruzione del rivestimento 

coibente in corrispondenza dei sostegni. 

Le selle dei supporti mobili avranno una lunghezza tale da assicurare che essi, sia a freddo 

che a caldo, appoggino sempre sul rullo sottostante. 

In prossimità dei cambiamenti di direzione del tubo occorrerà prestare particolare attenzione 

nella scelta della lunghezza del rullo, in considerazione dell’eventuale movimento del tubo nel 

senso trasversale al suo asse. 

Nel caso di fluidi caldi (t < 100°C), la lunghezza minima del tirante non sarà inferiore ai valori 

riportati nella seguente tabella: 

 

Distanza dal punto fisso     Lunghezza minima tirante 

 sino a  20 m        0,30 m  

 “  “  30 m        0,70 m 

 “  “  40 m        1,20 m 

 

Nel caso lo spazio disponibile non consentisse le prescritte lunghezze dei tiranti, bisognerà 

ricorrere a sospensioni a molla. 

Particolare cura sarà posta nello staffaggio delle tubazioni di acqua fredda e refrigerata onde 

l’isolamento con barriera vapore possa essere fatto senza alcuna soluzione di continuità. 

Distanza massima fra supporti. 

 

 Tubo   Distanza  Tubo             Distanza 

 3/4”   1,50 m    6”   5,10 m 

 3/4” - 1 ½”      2,00 m    8”       5,70 m 
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 2”   - 2 ½”  2,50 m   10”   6,60 m 

 3”   3,00 m   12” ed oltre           7,00 m 

 

Diametro dei tiranti 

 

 Tubo             Tirante 

 fino a 2"   8  mm 

 2 “2 ½” -4"   10 mm     

 5” - 8"    16 mm 

 10"- 12"        20 mm 

 14"- 16"         24 mm 

 18"- 20"       30 mm 

  

Il diametro dei manicotti sarà tale da consentire la libera dilatazione delle tubazioni. Le 

estremità dei manicotti sfioreranno dalle pareti o solette e sporgeranno dal filo esterno di pareti 

e solette di 25 mm. 

I manicotti passanti attraverso le solette saranno posati prima del getto di calcestruzzo; essi 

saranno otturati in modo da impedire eventuali penetrazioni del calcestruzzo. 

Lo spazio libero tra tubo e manicotto sarà riempito con lana di roccia od altro materiale 

incombustibile, che possa evitare la trasmissione di rumore da un locale all’altro nonchè la 

trasmissione di eventuali vibrazioni. Nell’attraversamento di pareti tagliafuoco l’eventuale spazio 

libero tra tubo e manicotto dovrà essere sigillato con materiali ignifughi autoespandenti in modo 

da evitare il passaggio di fumo e fuoco attraverso la parete. Quando più manicotti dovranno 

essere disposti affiancati, essi saranno fissati su un supporto comune poggiante sul solaio, per 

mantenere lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 

Se dovesse presentarsi l’esigenza di attraversare con le tubazioni i giunti di dilatazione 

dell’edificio, si dovranno prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall’altro del giunto, come 

pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i cedimenti dell’edificio.  

 

4.1.32 CANALI. 

I canali saranno posizionati in cavedi per la distribuzione dell’aria ai vari piani e  in controsoffittto per la distribuzione ai vari 

ambienti dei singoli piani. 

I canali saranno ancorati a pareti e strutture con supporti e staffaggi così come specificato 

dalle normative “ASHRAE”. 

Uno strato di feltro o di neoprene sarà sempre interposto tra supporto e canale, a meno che, 

particolari applicazioni, non richiedano una sospensione completa con sistema a molla o con 

antivibrante in gomma fissato al dispositivo di ancoraggio. 

Le estremità e le aperture di ciascun tratto di canale saranno chiuse con tappo a fondello in 

lamiera per tutto il periodo intercorrente dalla realizzazione alla definitiva messa in opera. 

Gli attraversamenti di tramezzature divisorie, muri e solai saranno realizzati con forature 

rifinite, senza murare i canali; gli spazi rimasti vuoti verranno riempiti con lana minerale, collari 

sigillanti, e altri materiali incombustibili in modo da creare una certa insorizzazione tra gli 

ambienti ed una barriera al fumo. 

Qualora venissero analizzati collegamenti fra metalli diversi, dovrà interporsi un adatto 

materiale dielettrico per evitare l'insorgere dei fenomeni di natura elettrochimica. 

Prima della messa in esercizio dei canali, tutte le bocchette di mandata saranno ricoperte 

con tela che verrà rimossa dopo almeno due ore di funzionamento; quindi le bocchette saranno 

accuratamente ripulite, anche smontate se necessario. 
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4.1.33 ISOLAMENTI. 

4.1.33.1 COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI. 

L'isolamento di tutte le tubazioni risponderà ai requisiti riportati nel D.P.R. 26/08/1993 n.412. 

Il rivestimento isolante verrà eseguito solo dopo le prove di tenuta. Esso sarà continuo, 

senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o passaggi attraverso muri e solette, e dovrà 

essere eseguito per ogni singolo tubo. 

In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda sarà 

garantita la continuità della barriera vapore e pertanto l'isolamento non verrà interrotto nei punti 

in cui la tubazione appoggia sui sostegni. 

Saranno previsti anelli o semianelli di legno o sughero, ad alta densità nelle zone di 

appoggio del tubo sul sostegno. 

Tali anelli poggeranno su gusci in lamiera posti all'esterno della tubazione isolata. 

Le guaine isolanti, in spuma di resina sintetica, saranno utilizzate per tubazioni convoglianti 

fluidi da 75°C a 100°C. Saranno del tipo resistente al fuoco ed autoestinguente ed avranno 

struttura a cellule chiuse per conferire all'isolamento caratteristiche di barriera al vapore. 

Il materiale tubolare sarà fatto scivolare sulle tubazioni da isolare evitando per quanto 

possibile il taglio longitudinale. Nei casi in cui questo sia necessario, esso sarà eseguito con 

lame o lime particolari, allo scopo di ottenere un taglio preciso dei diversi elementi. 

Si dovranno impiegare l'adesivo e le modalità di incollaggio consigliati dalla casa fornitrice. 

Nell'applicazione sarà imprescindibile la garanzia della perfetta tenuta in corrispondenza di 

tutte le interruzioni dell'isolamento, all'inizio ed al termine delle tubazioni, all'entrata e all'uscita 

delle valvole e dei rubinetti. 

Ciò si potrà ottenere applicando prima della chiusura delle testate l'adesivo consigliato dalla 

Ditta Fornitrice per qualche cm di lunghezza, per tutta la circonferenza delle tubazioni da 

isolare, ed all'interno della guaina isolante. 

Lo spessore minimo da impiegarsi è di 9 mm. 

Per quanto riguarda gli spessori dell'isolamento delle tubazioni di acqua calda si farà 

riferimento al D.P.R. 26/08/1993 n.412. 

Tutte le tubazioni, in tracciati sottopavimento e nei tavolati, verranno isolate con questo tipo 

di coibentazione. 

La rifinitura della coibentazione per le tubazioni nei tratti non in vista sarà realizzata con 

foglio di alluminio ignifugato con rete bidirezionale in filo di vetro. 

Nei tratti in vista la coibentazione avrà finitura superficiale realizzata con lamierino di 

alluminio. 

Il lamierini dovrà essere debitamente calandrato, bordato e tenuto in sede con viti 

autofilettanti in acciaio inox. 

Sui giunti longitudinali i lamierini saranno sovrapposti e graffati a maschio e femmina, mentre 

su quelli circonferenziali sarà sufficiente la semplice sovrapposizione di almeno 50 mm. 

Se richiesto dalle temperature d'esercizio, verranno creati giunti di dilatazione aventi lo 

scopo di assorbire le variazioni dimensionali dei corpi sottostanti. 

A seconda delle dimensioni e delle posizioni delle pareti da rivestire, l'involucro in lamiera 

sarà supportato da distanziatori di vario tipo. 

In particolare, sulle tubazioni verticali, l'isolamento verrà sostenuto da appositi anelli di 

sostegno. 

Lo spessore del rivestimento in alluminio sarà di 6/10 mm  per  finiti sino a 2000 mm e di 

8/10 mm per    superiori. 
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PROVE 

4.1.34 PROVE DI TENUTA DELLE TUBAZIONI IN ACCIAIO E DELLE 
APPARECCHIATURE MONTATE SU DI ESSE. 

Tali prove si dividono  in prove a freddo e prove a caldo. 

Le prove vanno eseguite per ogni circuito separatamente. Le prove a freddo, che precedono 

quelle a caldo, vanno eseguite in due riprese: una prima volta senza le apparecchiature  

principali, una seconda volta con tutte le apparecchiature montate. Esse vanno eseguite prima 

della verniciatura delle tubazioni. 

I circuiti da sottoporre a prova a freddo saranno: 

a - circuito acqua calda; 

b - circuito acqua refrigerata; 

Le prove a caldo, che saranno effettuate prima della coibentazione delle tubazioni, saranno 

effettuate sui circuiti a.  

Le prove a freddo, da ripetersi due volte a due giorni di distanza, consisterà nel sottoporre il 

circuito ad una pressione idraulica 1,5 volte quella di esercizio e lasciarlo in pressione per 48 

ore per rilevare eventuali perdite. 

La pressione di esercizio viene assunta per ogni circuito pari a 1,3 volte la pressione 

idrostatica della colonna d'acqua gravante sul punto più basso del circuito. 

La prova a caldo consisterà nel sottoporre il circuito alla pressione di cui sopra e di farvi 

circolare, per 48 ore, acqua calda a 55°C. Essa verrà fatta con le apparecchiature già montate 

sul circuito. 

 

4.1.35 ESAMI RADIOGRAFICI DELLE SALDATURE. 

Dovrà essere tenuto in cantiere il registro delle saldature per poter identificare il saldatore 

che le ha eseguite. 

Almeno 5 saldature eseguite da ogni saldatore sulle tubazioni principali verranno sottoposte 

ad esame radiogafico in opera, con l'osservanza delle norme di radioprotezione vigenti. 

In caso di difetti riscontrati nell'opera di un saldatore, oltre le rifazioni del caso, l'Impresa 

esecutrice dovrà eseguire un'accurata ispezione di tutte le saldature da esso, eseguite. 

Le prove radiografiche saranno eseguite non appena sia stato fatto un consistente gruppo di 

saldature principali, tra le quali la D.L. presceglierà quelle da radiografare, e prima delle prove di 

tenuta. 

 

4.1.36 TENUTA DELLE CANALIZZAZIONI. 

La prova verrà eseguita circuito per circuito con l'applicazione di un ventilatore di prova e tenderà ad accertare eventuali perdite 
nelle giunzioni dei canali sia longitudinali che trasversali. 

La portata d'aria dovrà essere quella nominale a meno di variazioni del 20% in più o meno. 

La prova durerà quanto basta per ispezionare tutte le giunzioni, rilevare le eventuali perdite e 

sigillarle completamente. 

La prova andrà eseguita prima della coibentazione dei canali. 

 

4.1.37 ESAMI TECNOLOGICI DI LABORATORIO. 

Campioni di tutti i materiali, per cui nelle specifiche venga menzionata una particolare e definita tecnologia o per cui venga 
prescritta l'osservanza di norme che prevedono una tale tecnologia, potranno essere sottoposte ad analisi tecnologica o chimico-

fisica presso laboratorio specializzato. 
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MODALITA’ DI  ACCETTAZIONE E COLLAUDO 

4.1.38 ACCETTAZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI. 

I componenti principali degli impianti dovranno essere accettati verificando per essi la 

rispondenza alle specifiche, alle caratteristiche dichiarate e certificate dal Costruttore, ed inoltre, 

alla prestazione nelle condizioni operative degli impianti. 

I componenti principali di cui sopra sono: 

a - apparecchi di ripresa dell’aria (per campione); 

b - ventilatori di ripresa ed espulsione dell’aria; 

c - gruppo refrigeratore; 

d - elettropompe. 

L’accettazione dovrà comprendere la misura della prestazione al meglio della simulabilità delle 

condizioni di funzionamento nominale. 

In particolare, si misureranno le prevalenze delle elettropompe, mediante i manovuotometri 

di dotazione, ed i loro assorbimenti; dalle curve caratteristiche dichiarate si valuteranno le 

portate. Mediante i circuiti di recupero, si simuleranno i carichi dei gruppi e delle caldaie e si 

misureranno, mediante i termometri di dotazione e le portate, valutate come in precedenza 

descritto, le potenze termiche trasferite. Per i gruppi si misureranno le potenze elettriche 

assorbite, per le caldaie la quantità di gas consumato. 

Per le unità di trattamento aria  si misureranno le portate d'aria alle grigliette di uscita e le 

temperature di ingresso e di uscita delle batterie. 

Per le bocchette di immissione d’aria si misurerà la portata alla sezione di uscita, nonchè il 

getto e l’ampiezza di diffusione. Per le griglie di estrazione si misurerà la portata d’aria nella 

sezione di ingresso. 

Le portate d’aria attraverso sezioni definite d’ingresso o di uscita si misureranno con 

anemometro a ventolina. 

Le temperature di fluidi nelle tubazioni metalliche, dove non vi sia apposito pozzetto, si 

misureranno con termometro superficiale a contatto sul tubo metallico. 

la velocità dell’aria dei getti o all’interno di canali si misurerà con anemometro a filo caldo. 

 

4.1.39 COLLAUDO PROVVISORIO DEGLI IMPIANTI. 

Sugli impianti sarà eseguita una verifica empirica di normale funzionamento, mettondoli in 

funzione ed esaminando le eventuali irregolarità. 

L’operazione sarà effettuata dopo la messa a punto e la  taratura. 

In particolare verrà accertata: 

- la possibilità di svuotare tutte le tubazioni; 

- il regolare sfogo dell’aria; 

- la pulizia di tubi e canali; 

- la corretta taratura degli organi di regolazione; 

- lo stato di tutte le parti visibili ed ispezionali a vista. 

4.1.40 COLLAUDO PROVVISORIO DEGLI ORGANI DI REGOLAZIONE E DI SICUREZZA. 

Saranno effettuate tutte le operazioni possibili, senza pregiudizio degli impianti e rispettando le 

norme e le prescrizioni di sicurezza, per verificare le risposte degli organi di regolazione e di 

sicurezza. 
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4.1.41 COLLAUDO 

Il collaudo verrà iniziato in corso d'opera e terminerà non prima di un anno di esercizio 

provvisorio, nel quale l'Impresa dovrà garantire completamente gli impianti. La garanzia 

consisterà nella sostituzione di tutti i materiali e apparecchiature difettose o nella loro 

riparazione senza alcun addebito al Committente, nemmeno per manodopera, consumi o 

assistenza di personale tecnico, anche se in trasferta o fornito da Ditte specializzate. 

Nel collaudo verranno acquisite tutte le risultanze delle prove, delle accettazioni o collaudi 

provvisori nonchè le certificazioni ISPESL. Il collaudo comprenderà le verifiche e misure di 

seguito descritte, oltretutto quanto eventualmente stabilito a discrezione del collaudatore. 

In particolare le verifiche e le misure dovranno essere eseguite in conformità delle norme 

UNI 5104 e 5364. 

 

4.1.41.1 MISURE DI TEMPERATURA. 

Le norme di riferimento sono le norme UNI con le prescrizioni o le limitazioni di seguito riportate. 

Le misure di temperatura devono essere eseguite con strumenti capaci di misurare 0,1°C 

ed  aventi un errore relativo non maggiore dell'1%. 

Tali strumenti devono essere usati nelle prove e nei collaudi anche per tarare il sistema di 

misura e registrazione del sistema generale di controllo. 

Al sistema generale di controllo è affidata la registrazione dei dati in tempi assegnati. Questo 

vale anche per le grandezze la cui misura è indicata ai punti successivi. 

Le misure di temperatura potranno essere: di temperatura interna dell'aria negli ambienti, di 

temperatura dei fluidi (acqua, aria, freon, fumi), di temperatura superficiale. 

La temperatura dell'aria esterna invernale va assunta come media di quattro temperature nel 

periodo di 24 ore antecedente la misura della temperatura interna, con cui quella esterna viene 

messa in relazione. 

Le quattro temperature sono: la massima, la minima, quella delle ore 8 e quella delle ore 19. 

La misura va effettuata a Nord, a 2 m di distanza dall'edificio, con protezione della radiazione 

solare. 

In estate la misura della temperatura va assunta come media delle temperature registrate 

ogni quarto d'ora tra le ore solari 12 e 16, durante le quali vengono anche eseguite le misure di 

temperatura dell'aria interna negli ambienti. 

Nel caso in cui le temperature esterne non fossero quelle contrattuali, si procederà secondo 

quanto previsto dalle norma UNI 5104. 

La temperatura dell'aria all'interno degli ambienti va misurata in almeno tre punti dall'altezza 

di 1,5 m dal pavimento, prendendo il valore medio delle misure. Lo scostamento del valore 

medio non deve essere superiore a 1°C. 

Anche lo scostamento tra i valori misurati tra ambienti allo stesso piano dell'edificio e per cui 

sia prevista la stessa condizione contrattuale, non deve superare 1°C. 

La misura di temperatura dell'aria nei canali deve essere effettuata con sonda ad infilaggio in 

almeno due punti della sezione di misura (al centro e ad un quarto della sezione),assumendo il 

valore medio. La posizione di misura va presa nei tratti rettilinei di canale. 

La misura di temperatura dell'aria nei getti va eseguita parimenti con sonda e strumento a 

lettura numerica. 
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La misura di temperatura dell'acqua va eseguita con termometri di precisione immersi nei 

pozzetti eseguiti a norma. 

In mancanza, la misura può effettuarsi con misura di temperatura superficiale mediante 

termometro a contatto, che va posto, previa pulizia, sgrassatura e levigatura locale, sulla 

superficie metallica della tubazione. 

Convenzionalmente, nel caso di tubazioni di acciaio, si aumenterà la temperatura misurata 

di 0,1°C per ogni mm di spessore di tubazione di acciaio, nel caso di acqua a temperatura 

maggiore di quella ambiente; si diminuirà della stessa quantità nel caso di acqua a temperatura 

minore dell'ambiente. 

Nel caso di tubi di rame non si procederà ad alcuna correzione dei valori misurati. 

A giudizio della D.L. o del Collaudatore, se si tratta di prove o di collaudo, anche per 

misurare la temperatura dell'aria nei canali si potrà usare la procedura di cui sopra se risulta   

conveniente non forare i canali. In questo caso la correzione da apportare alla lettura sarà di 

0,1°C, in più o in meno a seconda si tratti di aria calda o fredda, per ogni 20 cm di larghezza 

della sezione. 

 

4.1.41.2 MISURE DI UMIDITÀ RELATIVA 

Le misure di umidità relative vanno eseguite con la stessa procedura adottata per le misure di temperatura dell'aria all'esterno e 
all'interno degli ambienti. Lo strumento adottato dovrà essere uno psicrometro con termometro a bulbo secco e a bulbo umido e con 

ventolina. 

 

4.1.41.3 MISURE DI VELOCITÀ DELL’ARIA 

Le norme di riferimento sono quelle UNI con le prescrizioni o le limitazioni di seguito 

illustrate. 

Le misure devono essere effettuate con anemometro a filo con un errore non superiore al +/- 

5% su griglie, bocchette e diffusori (per questi ultimi effettuate nel collo), esse saranno relative 

alla velocità dei getti ed al movimento dell'aria nella zona occupata dalle persone. 

Le velocità nei canali saranno rilevate con infilaggio della sonda in corrispondenza di tratti 

rettilinei di canale in due posizioni, come per le misure di temperatura. 

Le velocità nelle sezioni di uscita o di ingresso saranno misurate con anemometro a 

ventolina, che venga fatto girare per 2 minuti e che, con le correzioni strumentali, non comporti 

errore superiore al 5%. Nella misura la superficie verrà assunta come l'intera superficie frontale, 

al netto solo della cornice. 

La velocità dei getti sarà rilevata con anemometro a filo caldo posizionato ogni volta con due 

orientazioni a 90°. 

La velocità dell'aria nelle zone occupate dalle persone sarà rilevata come sopra. 

4.1.41.4 MISURE DI PORTATA 

Le norme di riferimento sono le norme UNI salvo quanto nel seguito specificato. 

Le misure di portata sono: misure di portata dell'aria nei canali o all'ingresso o uscita di 

griglie, bocchette e diffusori; misure di portata di acqua. 

Le misure di portata dell'aria vanno derivate da quelle di velocità con la misura della sezione 

di efflusso. La precisione della misura sarà non inferiore a quella di misura della velocità 

dell'aria corrispondente. 

Le misure di portata dell'acqua vanno effettuate nei punti dove sono state previste flange tarate 

ovvero vanno desunte, con l'approssimazione che si potrà ottenere, dalle curve caratteristiche 

delle elettropompe, dopo aver misurato le potenze assorbite e le prevalenze. 
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4.1.41.5 MISURE DI PRESSIONE 

Le norme di riferimento sono quelle UNI con le precisazioni o limitazioni di seguito elencate. 

Queste misure vanno eseguite con i manovuotometri di dotazione, il cui errore a fondo scala 

non sarà superiore all'1%. 

 

4.1.41.6 MISURE DI GRANDEZZE ELETTRICHE 

Per esse si fa riferimento a quanto specificato nel Capitolato degli impianti elettrici. 

 

 

 

 

4.1.41.7 MISURE DI LIVELLO DI PRESSIONE SONORA 

Le norme di riferimento sono quelle del Ministero LL.PP., UNI 8199 e ISO nei rispettivi 

ambienti di competenza, con le specificazioni o le limitazioni di seguito riportate. 

Le misure del rumore generato dagli impianti vanno effettuate con fonometro normalizzato 

nella scala A e per ciascuna frequenza centrale delle bande di ottava tra 125 e 4000 Hz. Il 

rumore di fondo deve essere almeno di 3 dB inferiore a quello misurato; si apporteranno 

correzioni per rumore di fondo fino a 10 dB inferiore. 

Nel caso di rumori continui la misura sarà effettuate con costante di tempo lenta, veloce o 

con costante per rumori impulsivi. 

Per rumori con variabilità temporale si misureranno i livelli di pressione sonora L95, in un 

tempo di 3 minuti con letture ogni 20 s. 

Si effettuerà la misura della rumorosità per quelle apparecchiature per cui sono stati indicati 

nei precedenti capitolati i livelli massimi di rumorosità. 

Le misure saranno eseguite ad 1,5 m da terra ed in almeno tre posizioni per ogni ambiente 

e, in ciascuna posizione, con almeno tre orientamenti del microfono rilevatore. 
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PREMESSA 
 
Questo fascicolo è stato redatto dal Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in qualità 
di coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (art. 4 del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 
Il coordinatore per la sicurezza e la salute durante l’esecuzione dell’opera (nominato dal 
committente) provvederà ad adeguarlo in relazione all’evoluzione ed alle modifiche che 
interverranno nel corso dei lavori ed a verificarne l’attuazione (Art. 5 del D.Lgs 81/08). 
 
Dati utili pere la reperibilità del coordinatore per la progettazione: 
Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, centro direzionale Napoli is. F12 – 80143 
Napoli 
 
GENERALITA’ 
 
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
predisponga un documento informativo per il committente, utile a favorire le manutenzioni 
dell’opera e la sicurezza dei lavoratori in tale fase. Lo scrivente professionista, nell’intento 
di adempiere a tale onere restituisce il presente documento, reso in forma sintetica, al fine 
di focalizzare l’attenzione sugli adempimenti relativi alle manutenzioni dell’ Ospedale G. 
Pascale. 
Il presente documento ha lo scopo di informare e gestire le future manutenzioni della 
struttura in quanto: 
 
L’impianto struttura se mantenuta nel tempo garantisce 
 

1) staticità 
2) valore commerciale 
3) Funzionalità ed efficienza 
4) Sicurezza e risparmio energetico 
5) Immagine complessiva ottimizzata 

 
Questi aspetti rivestono particolare importanza, nel caso che ci occupa, trattandosi di 
opera destinata ad ospitare attività lavorative in presenza di lavoratori subordinati, in 
quanto la tutela dei dipendenti è uno dei doveri imperativi del datore di lavoro ( uno dei 
pilastri della costituzione italiana). Pertanto, per le mansioni di manutenzione, le 
lavorazioni vanno sottoposte a valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in 
applicazione dell’ art.4 del D.Lgs 626/1994, tenendo anche in considerazione quanto 
sviluppato nel presente documento. 
 
In questo fascicolo saranno riportati gli aggiornamenti e le eventuali modifiche apportate 
durante la fase di realizzazione, almeno per quanto riguarda i seguenti argomenti: 
 

- integrazioni e varianti in corso d’opera del progetto esecutivo; 
- integrazioni del piano di sicurezza; 
- elenchi delle ditte che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera ( possibilmente 

con i relativi dati utili per essere rintracciate); 
 
Lo stesso fascicolo sarà soggetto ad aggiornamento permanente per tutta la vita della 
stessa opera. 
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Le caratteristiche e le notizie utili in materia di sicurezza in esso contenute 
rappresenteranno la fonte di riferimento  - per la tutela della sicurezza e dell’igiene dei 
lavoratori – per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria successivi alla durata di 
cantiere. 
Si ricorda al committente che è responsabile alla tenuta, aggiornamento e verifica nel 
tempo delle disposizioni contenute nel fascicolo, oltre che negli allegati  grafici e tecnici 
che formano la documentazione consegnatagli. 
Il fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa ( di 
manutenzione ordinaria o straordinaria o di revisione dell’ opera  e per ogni ricerca di 
documentazione tecnica relativa all’opera unitamente al disciplinare relativo. 
E’ appena il caso di segnalare che il fascicolo, in molteplici casi di lavori manutentivi, non 
sarà l’unico strumento di pianificazione dei lavori in sicurezza; infatti, stante l’attuale 
situazione normativa, si potranno presentare i seguenti casi: 
 

- lavori di manutenzione che prevedono la presenza di più imprese, anche non 
contemporanea e un’entità presunta del cantiere pari o superiore a 200 uomini-
giorno ovvero con lavori comportanti i rischi particolari di cui all’allegato II del D.Lgs 
81/08: in tal caso sarà cura del committente nominare un coordinatore per la 
progettazione il quale, tenuto conto delle indicazioni del fascicolo, redigerà il piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
- lavori di manutenzione che prevedono la presenza di un unica impresa ovvero di 

più imprese e un’entità presunta del cantiere inferiore a 200 uomini-giorno in 
assenza di lavori comportanti i rischi particolari di cui all’allegato II del D. Lgs 81/08: 
in tal caso spetterà all’impresa, prima di iniziare i lavori, predisporre il ‘piano 
operativo’ per la sicurezza di cui all’art. 2 D. Lgs. 81/08 cosi come modificato ed 
integrato dal D.Lgs 528/99; 

 
- lavori di manutenzione che prevedono un’entità presunta inferiore a 200 uomini-

giorno in assenza di lavori comportanti i rischi particolari di cui all’allegato II del 
D.Lgs 81/08 eseguiti da personale dipendente della committenza: in tal caso 
spetterà al committente – datore di lavoro informare i propri lavoratori dei rischi e 
delle misure preventive previste nel fascicolo. 

 
Pertanto il fascicolo non scenderà nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno 
adottare le imprese ovvero il personale dipendente dalla committenza: tale onere dovrà 
essere assolto dal piano di sicurezza o la valutazione dei rischi dell’impresa stessa che 
eseguirà la manutenzione ovvero dal committente. 
 
METODO ADOTTATO PER LA REDAZIONE DEL FASCICOLO 
 
Per la stesura del presente fascicolo (oltre che a quanto previsto nel comma 3, art.4 del 
D.Lgs 81/08) si fa riferimento a : 
 

- articolo 31 del DPR 457 
- Norme UNI : ‘norme di buona tecnica’ che forniscono ( in particolare le norme UNI 

9010 10047 10224), alcune definizioni dei termini che normalmente si utilizzano in 
materia di manutenzione; 

- Allegato II al documento dell’unione Europea del 26/05/93 
- articolo 16 comma 5 della legge 109/94 e il relativo regolamento di attuazione; 
- articolo 3 del D.Lgs. 626/94 
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- articolo 4 del D.Lgs 81/08 
 
IMPOSTAZIONE DEL FASCICOLO 
 
Il presente fascicolo è stato condensato inizialmente in due sezioni: 
 
Parte A – Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera (Lavori). 
 
In questa unità sono stati riportati i rischi che eventualmente possono presentarsi nel 
corso di lavori successivi nonché i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per 
prevenire tali rischi. 
Le schede esemplificative di cui all’ art.4 del D.Lgs. 81/08 e all’allegato II del documento 
UE del 26 Maggio 1993 sono state rielaborate e restituite in quadri riepilogativi modulati in 
modo da descrivere piu’ compiutamente  e nel dettaglio i contenuti delle colonne da 1 a 9 
(da implementare nel prosieguo dei lavori di costruzione e nel corso della vita dell’opera). 
 
Parte B – Manutenzione ordinartia e straordinaria dell’opera (equipaggiamenti in 
dotazione) 
 
Questa unità riepiloga la documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per 
interventi di emergenza e la documentazione relativa all’opera, agli impianti e attrezzature 
in dotazione dell’opera. 
 
Anche per la parte B del fascicolo si è adottato lo stesso criterio di rielaborazione usato 
per la sezione precedente al fine di rimodulare per descrivere piu’ compiutamente e nel 
dettaglio i contenuti delle colonne da 1 a 6. 
 
La parte A è stata suddivisa a sua volta in 2 parti: 
 
Parte A1 : quadri riepilogativi dei lavori in revisione. 
 
In questi elaborati di sintesi sono contenuti gli elenchi delle – verifiche- da effettuare ai 
singoli elementi costruttivi dell’edificio (colonna 1), con la specifica dell’indispensabilità o 
meno (colonna 2 e 3), la cadenza con la quale devono avvenire (colonna 4), i nominativi 
delle ditte incaricate o del personale interno incaricato per le verifiche (colonna 5), i rischi 
potenziali collegati alle verifiche dei vari elementi costruttivi (colonna 6), le attrezzature di 
sicurezza in esercizio  in dotazione all’edificio (colonna 7), i dispositivi ausiliari in locazione 
(eventuali noleggi esterni previsti) (colonna 8) ed infine le osservazioni relative ad ogni 
singolo elemento costruttivo (colonna 9). 
 
Parte A2 quadri riepilogativi dei lavori di sanatoria e di riparazione. 
 
Vengono restituiti in forma di tabelle gli elenchi dettagliati di tutti i possibili interventi di 
manutenzione da effettuare ai singoli elementi costruttivi dell’edificio ed agli impianti in 
esso contenuti (colonna 1), con la specifica dell’indispensabilità o meno (colonna 2 e 3), la 
cadenza con la quale devono avvenire  (colonna 4), i nominativi delle ditte incaricate o del 
personale interno incaricato per ogni singola manutenzione (colonna 5), i rischi potenziali 
collegati alle manutenzioni dei vari elementi costruttivi e degli impianti (colonna 6), le 
attrezzature di sicurezza per le manutenzioni in esercizio in dotazione all’edificio (colonna 
7), i dispositivi ausiliari per le manutenzioni in locazione (eventuali noleggi esterni previsti) 



5 
01803.10249.04.06.00000N3.E.000.FMC.ac 

(colonna 8), ed infine le osservazioni relative alle manutenzioni di ogni singolo elemento 
costruttivo e degli impianti esistenti nell’edificio (colonna 9). 
 
Parte B – quadri riepilogativi dei dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all’opera 
 
Essa contiene gli elenchi delle informazioni raccolte relative alle documentazioni dei 
singoli elementi costruttivi ed agli impianti dell’edificio (colonna 1), con la specifica se sono 
disponibili (esistenti) o no (colonna 2 e 3), il numero di progetto e/o di repertorio attribuito 
(colonna 4), le indicazioni sui luoghi dovè custodito (archivio, cartella,..) (colonna 5), le 
osservazioni collegate alla presenza e grado di funzionalità delle documentazioni (colonna 
6).  
 
Un terzo capitolo verrà istruito successivamente alla realizzazione dell’edificio, con la 
denominazione di: 
 
Parte C – Monitoraggio 
In esso verranno inserite tutte le modifiche che verranno apportate ai componenti 
dell’edificio, nel corso della sua esistenza. 
 
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE INIZIALE 
 
In questo fascicolo sono allegati, formandone parte integrante: 
 

1) Il progetto esecutivo 
2) il piano di sicurezza redatto da coordinatore per la progettazione 

 
ASPETTI DI CARATTERE GENERALE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 
Il progetto  in oggetto prevede una serie di interventi in varie zone presenti all’interno 

dell’intero e più ampio complesso ospedaliero . 

Si riportano qui di seguito l’elenco ed una breve  descrizione degli interventi previsti:  

Ripartizione Scientifica 

 
 
Nell’ambito di questo finanziamento è prevista la ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell’edificio denominato “Ripartizione Scientifica” dedicato a Laboratori di 

Oncologia Sperimentale. 

Nel dettaglio per questo edificio si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento,  dei piani di 

seguito riportati con relative destinazioni: 

- Piano Seminterrato: Stabulario; Biobanca 

- Piano Terra: Scuola infermieri, tecnici, area didattica; Direzione Scientifica 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 
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- Piano Terzo: Anatomia patologica; laboratori; 

Nell’ambito del complesso edilizio esistente in Napoli, presso la via Mariano Semmola, che 

compone l’istituto G. Pascale, vi è un edificio in muratura denominato Ripartizione 

Scientifica e dedicato alla oncologia sperimentale. 

Come si evince dall’allegata documentazione fotografica, l’edificio de quo versa in uno 

stato avanzato di vetustà, carenza normativa ed in particolare necessita di un intervento di 

adeguamento statico.  

Alla luce di quanto sopra poiché è intendimento dell’Istituto realizzare in questo edificio 

della Ripartizione Scientifica un moderno ed efficiente centro di laboratori di oncologia 

sperimentale di supporto all’oncologia clinica, si prevede in questo progetto la completa 

ristrutturazione civile ed impiantistica al fine di ottenere  un edificio che oltre a garantire gli 

aspetti normativi di natura civile garantisca pure quelli di natura sanitaria ed impiantistica. 

 Sono previste le lavorazioni a tutti i piani d’intervento: 

- Disfacimento di pavimentazione 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistente 

- Rimozione impiantistiche esistenti 

- Realizzazione nuove tramezzature 

- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio. 

Di seguito si descrivono gli interventi di lay out distributivo previsti per ciascun piano. 

Nel piano seminterrato l’intervento è limitato a due aree ed esattamente all’area in alto a 

destra dello sviluppo planimetrico del piano dedicata allo stabulario e all’area in basso a 

sinistra dedicata alla realizzazione della Biobanca. 

Lo Stabulario  prevede un ingresso dedicato dall’esterno per gli animali tramite l’esistente 

scala di accesso, come riportato nell’elaborato planimetrico vi è poi l’ingresso del 

personale, inoltre sono previsti i seguenti ambienti: 

- Laboratorio 
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- Stabulario 

- Ricerca per stabulazioni 

- Stanza sterile 

- Lavaggio animali 

- Ufficio amministrativo 

- Locali wc e servizi 

- Corridoio distributivo  

- La Biobanca prevede oltre ad una zona dedicata agli uffici con i relativi servizi 

igienici i seguenti ambienti: 

- Locali Frigo 

- Locali Inclusione Paraffina 

Nel piano terra l’intervento è inerente a tutto il piano ad eccezione della esistente grande 

sala conferenze. 

Questo piano è dedicato alla didattica e presenta 4 poli separati, il primo entrando nell’ 

Edificio a destra, è quello dedicato alla biblioteca , il secondo in alto a destra è dedicato 

all’Aulario, il terzo in alto a sinistra è dedicato alla scuola dei tecnici, ed il quarto in basso a 

sinistra è dedicato ad ambienti di trattenimento e sale riunioni per convegni. 

 In particolare nell’ambito del piano sono previsti i seguenti ambienti: 

- Direzione Scientifica 

- Sala lettura 

- Sala richiesta libri 

- Aula multimediale 

- Aula da 36 posti 

- Aula da 32 posti 

- 2 aule da 24 posti 

- Sala relax 

- Direzione e segreteria scuola 

- Servizi igienici uomini e donne 

- Uffici 

- Aula da 20 posti/aula da 12 posti, contigue che posso essere unite in un’unica aula 

da 32 posti 

- Ufficio del dirigente della scuola di formazione e sua segreteria 

- Sala riunioni  e salone di attesa eventi e convegni. 
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Il primo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente  separate 

ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzioni ed alle segreterie di ciascun 

unità operativa e comprendono anche una sala riunioni comune. Inoltre sono previsti due 

ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Anche il secondo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente 

separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzione ed alle segreterie 

di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni comune ed una camera 

oscura. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,nell’ambito delle quattro Unità Operative, le prime due sono composte 

ciascuna da: 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Il terzo piano è dedicato per i due terzi alla Anatomia Patologica, con aree dedicate ad 

uffici, sala riunioni e depositi ed una vasta area comprendente l’intera ala destra del 

fabbricato interamente dedicata a laboratori. 

Nella restante parte del piano è previsto una unità operativa dedicata a laboratori delle 

dimensioni e con organizzazione esattamente uguale alle singole unità operative previste 

al secondo e terzo piano. 

Nuovo Blocco Operatorio 

 

Il nuovo Blocco Operatorio previsto in questo progetto è ubicato al primo piano dell’Edificio 

Ospedaliero e viene realizzato in parte negli ambienti destinati attualmente al reparto 

Operatorio ed in gran parte in una superficie di ampliamento ricavata dalla realizzazione 

della sopraelevazione della Radiologia. 

Questo sensibile ampliamento della superficie è motivato dalla necessità di realizzare un 

moderno Blocco Operatorio che abbia un lay out distributivo tale da garantire economicità 

dei percorsi e dei servizi, separazione dei percorsi sporco e pulito e separazione dei 
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percorsi del paziente e del personale, il tutto nel pieno rispetto della normativa emanata 

dalla Regione Campania con delibera  n. 7301 in data 31/12/2001. 

Come si evince, dagli elaborati grafici progettuali, il nuovo Blocco Operatorio si sviluppa in 

un corpo a piastra di forma quadrangolare atta a garantire le peculiarità sopra evidenziate. 

Per realizzare la sopraelevazione dell’edificio al piano terra, destinato a Radiologia, sono 

state previsti in questo progetto, a seguito degli specifici calcoli strutturali, interventi di 

consolidamento degli elementi strutturali sottostanti al fine di sopportare i carichi della 

nuova struttura. Così come si evince negli elaborati grafici e nella relazione di calcolo 

strutturale. 

Il nuovo Blocco Operatorio è progettato prevedendo il seguente lay out funzionale 

distributivo secondo le funzioni di seguito riportate: 

- spazio filtro di entrata degli operandi; 

- zone filtro personale addetto con relativo servizio igienico; 

- locale spogliatoio con annessi servizi igienici personale addetto; 

- locale preparazione malato; 

- locale risveglio malato; 

- locale relax operatori; 

- servizi igienici del personale; 

- 8 sale operatorie  di superficie variabile da un minimo 40.24 mq a un massimo di 

46.78 mq, le superfici di rivestimento saranno ignifughe, resistenti al lavaggio ed 

alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento; 

quest’ultimo sarà resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo; in 

particolare il rivestimento della sala sarà previsto in pannelli in acciaio inox a tenuta, 

il pavimento in gomma conduttiva termosaldata con fuga a teli ed il controsoffitto in 

pannelli di acciaio inox a tenuta (60X60) smontabile; 

- N° 4 Preparazioni chirurghi; 

- Relax operatori; 

- deposito presidi e strumentario chirurgico; 

- deposito barelle; 

- deposito materiale sporco; 

- deposito materiale pulito; 

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 

- centrale sterilizzazione; 
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PROFESSIONISTI INTERPELLATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 

 
Progettazione 

 
Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta incaricata rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Sul terreno del 
committente per i 
seguenti impianti 

 x        

a- gas  x    - esplosione 
- incendio 
- inalazione gas tossici 
- irritazioni epidermiche e agli 

occhi 
- malfunzionamento degli 

impianti 

  estranei al 
progetto 

b- acqua potabile  x    - perdite con infiltrazioni nel 
terreno 

- inquinamento acqua 
- malfunzionamento dell’ 

impianto 

  estranei al 
progetto 

c- fognature  x    - perdite con infiltrazioni nel 
terreno 

- inquinamento acqua 
- malfunzionamenti 

dell’impianto 

   

d- vapore   - - -  - - - non presenti 

e- elettricità  x    - elettrocuzione 
- folgorazione 
- malfunzionamento degli 

impianti 

   

f- altri impianti di 
alimentazione 

 x    -     

g- aria compressa   x   -     

h- impianti idraulici  x    - perdite con infiltrazioni del 
terreno 

- malfunzionamento 
dell’impianto 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta incaricata rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2. nelle vie di 
circolazione esterne 

 x  non 
prevedibile 

 - buche 
- dissesti 
- voragini nascoste 
- deterioramento del manto 

stradale 

non previste non previsti  

2bis. nelle vie di 
circolazione interne 

         

a- strade  x    - buche 
- dissesti 
- voragini nascoste 
- deterioramento del manto 

stradale 

   

b- ferrovie   x      non esistono 

c- idrovie   x  -     non esistono 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

3. nell’edificio          

a- verifica di singoli 
elementi costruttivi 

         

allegato A3/01 01 
02 
03 

x 
x 
x 

 2 anni 
2 anni 
2 anni 

 - vari ma improbabili 
conseguenti a cedimenti  

- parziali crolli 

 - attrezzature 
di lavoro  

- segnaletica 
di sicurezza 

- dpi 

 

allegato A3/02 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

x 
 
x 
 
x 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
x 
x 
 

 
x 
 
x 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 

5 anni 
20 anni 
5 anni 
10 anni 

quotidiana 
semestrale 

annuale 
5 anni 
10 anni 

semestrale 
2 anni 
30 anni 

semestrale 
2 anni 
10 anni 
30 anni 

  
- corrosione 
- incrostature 
- annerimento 
- fessurazioni 
- rigonfiamenti e distacco 

d’intonaco 
- deterioramento tinta 
- alterazioni complanari 

pavimentazione 
- deterioramento vernice 

serramenti 
- malfunzionamenti chiusura 

infissi 

  
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
collettiva 

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

 

b- tetti piani  x    - fessurazioni 
- infiltrazioni 
- deterioramento tinta di 

protezione 
- deterioramento 

impermeabilizzazione 
- alterazioni complanari manto 

impermeabile 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Nell’edificio          

c- tetti a forte 
inclinazione 

 x    - fessurazioni 
- scorrimenti e rottura elementi 
- desigillature dei colmi 
- infiltrazioni 

   

d- facciate  x    - corrosione 
- incrostature 
- annerimento 
- fessurazioni 
- rigonfiamenti e distacco di 

intonaco 
- deterioramento tinta 

 -   

e- locali chiusi         -   

allegato A3 
centrale termica, 
idrica ed elettrica 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 

 

   
- esplosione 
- incendio 
- folgorazione 
- perdite d’acqua ed 

interferenza con altri impianti 
- incrostature 
- annerimento 
- fessurazioni 
- rigonfiamenti e distacchi di 

intonaco 
- deterioramento tinta 
- malfunzionamenti/blocco degli 

impianti 
 
 
 
 
 

 
- 
saracinesche 
e valvole di 
arresto e 
riduzione di 
pressione per 
gli impianti 
idrici e gas 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

prevenzione 
individuale 
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20 x  
 
 
 
 
 

FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

allegato A3 
centrale termica, 
idrica ed elettrica 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

mensile 
mensile 
annuale 
annuale 
mensile 
mensile 
mensile 
2 anni 

annuale 
30 anni 

quando necessario 
annuale 
annuale 
15 anni 

semestrale 
annuale 
annuale 
annuale 
2 anni 
2 anni 
2 anni 

annuale 
annuale 
mensile 
mensile 
annuale 
mensile 
2 anni 
30 anni 

quando necessario 

  
 
- esplosione 
- incendio 
- folgorazione 
- perdite d’acqua ed 

interferenza con 
altri impianti 

- rigonfiamenti e 
distacchi di 
intonaco 

- deterioramento 
tinta 

- malfunzionamento
/ blocco degli 
impianti 

 
 

- saracinesche e 
valvole di 
arresto e 

riduzione  di 
pressione per gli 
impianto idrico e 

gas 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
individuale 
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51 
52 

x 
x 

2 anni 
2 anni 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

e- locali chiusi          

allegato A3 
centrale termica, 
idrica ed elettrica 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

2 anni 
annuale 
annuale 
mensile 
mensile 
annuale 
mensile 
mensile 
mensile 
2 anni 

annuale 
quando necessario 

 - esplosione 
- incendio 
- folgorazione 
- perdite d’acqua ed 

interferenza con 
altri impianti 

- rigonfiamenti e 
distacchi di 
intonaco 

- deterioramento 
tinta 

- malfunzionamento
/ blocco degli 
impianti 

 
 

- saracinesche e 
valvole di 
arresto e 

riduzione  di 
pressione per gli 
impianto idrico e 

gas 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
individuale 

 

 

f – attrezzature 
collegate con 
l’edificio 

         

allegato f3/01 
impianti elettrici 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 

mensile 
mensile 

quadro necessario 
semestrale 

annuale 
annuale 
2 anni 
4 anni 
2 anni 
2 anni 

mensile 
mensile 
2 anni 

annuale 

  
- elettrocuzione 
- folgorazione 
- pericoli connessi 

all’insufficente 
illuminamento 

- malfunzionamento
/ blocco 
dell’impianto 

 
- sezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 

magnetotermici 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
individuale 

 

 



18 
01803.10249.04.06.00000N3.E.000.FMC.ac 

 

FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

f – attrezzature 
collegate con 
l’edificio 

         

 
 
allegato f3/01 
impianti elettrici 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

mensile 
mensile 
mensile 
2 anni 

annuale 
annuale 
mensile 
annuale 
annuale 
4 anni 

quando necessario 
quando necessario 

  
- elettrocuzione 
- folgorazione 
- pericoli connessi 

all’insufficente 
illuminamento 

- malfunzionamento
/ blocco 
dell’impianto 

 
- sezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 

magnetotermici 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
individuale 

 

 

 
allegato F3/02 
impianto di terra 

01 
02 
03 
04 

x 
x 
x 
x 

 annuale 
annuale 
annuale 
annuale 

 - elettrocuzione 
- malfunzionamento 

dell’impianto 

- selezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 

magneto-termici 

- attrezzature 
di lavoro 

- segnaletica 
di sicurezza 

- dpi 

 

 
allegato F3/03 
impianti speciali 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

x 
x 
x 
x 
 
x 
 
x 
 

 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
x 

annuale 
semestrale 

quando necessario 
annuale 

quando necessario 
annuale 

quando necessario 
semestrale 

quando necessario 
quando necessario 

  
 
- malfunzionamento 
dell’impianto relativo 

 
 

non prevista 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

f – attrezzature 
collegate con 
l’edificio 

         

 
 
allegato f3/01 
impianti elettrici 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

mensile 
mensile 
mensile 
2 anni 

annuale 
annuale 
mensile 
annuale 
annuale 
4 anni 

quando necessario 
quando necessario 

  
- elettrocuzione 
- folgorazione 
- pericoli connessi 

all’insufficente 
illuminamento 

- malfunzionamento
/ blocco 
dell’impianto 

 
- sezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 

magnetotermici 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
- dispositivi di 

protezione 
individuale 

 

 

 
allegato F3/02 
impianto di terra 

01 
02 
03 
04 

x 
x 
x 
x 

 annuale 
annuale 
annuale 
annuale 

 - elettrocuzione 
- malfunzionamento 

dell’impianto 

- selezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 

magneto-termici 

- attrezzature 
di lavoro 

- segnaletica 
di sicurezza 

- dpi 

 

 
allegato F3/03 
impianti speciali 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

x 
x 
x 
x 
 
x 
 
x 
 

 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
x 

annuale 
semestrale 

quando necessario 
annuale 

quando necessario 
annuale 

quando necessario 
semestrale 

quando necessario 
quando necessario 

  
 
- malfunzionamento 
dell’impianto relativo 

 
 

non prevista 

 
- attrezzature 

di lavoro 
- segnaletica 

di sicurezza 
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FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

f – attrezzature 
collegate con 
l’edificio 

         

allegato f3/04 
impianto idrico 
sanitario e 
antincendio 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 

semestrale 
annuale 
annuale 

se necessario 
annuale 
annuale 

 - malfunzionamento 
dell’impianto 

- sezionatori di 
alimentazione 
ed interruttori 
magnetotermici 

- attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dpi 
 

 

 
 
allegato F3/05 
impianti di scarico 

 
 

01 

 
 
x 

  
 

annuale 

  
 
- malfunzionamento 
dell’impianto 

 - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dpi 
 

 

allegato F3/06 
impianti gas 
medicali 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 annuale 
annuale 
annuale 
annuale 
annuale 

trimestrale 
2 anni 
2 anni 
2 anni 

annuale 

 - esplosione 
- incendio 
- inalazione di gas 
- irritazioni 

epidermiche e agli 
occhi 

- malfunzionamento 
dell’impianto 

 - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza  

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

 

 

allegato F3/07 
impianti di 
climatizzazione 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

 semestrale 
annuale 
2 anni 

annuale 
annuale 
2 anni 

trimestrale 
annuale 

 - malfunzionamento 
dell’impianto 

non previsto - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

 



21 
01803.10249.04.06.00000N3.E.000.FMC.ac 

09 x annuale 
 
 
 

FASCICOLO – Parte A.1 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

per il compartimento I.D. indispensabile cadenza ditta 
incaricata 

rischi potenziali attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

f – attrezzature 
collegate con 
l’edificio 

         

allegato F3/07 
impianti di 
climatizzazione 

10 
11 
12 
13 

x 
x 
x 
 

 
 
 
x 

semestrale 
mensile 
annuale 

se necessario 

 - malfunzionamento 
dell’impianto 

non previsto - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

 

allegato F3/08 
estintori 

01 
02 

x 
x 

 semestrale 
semestrale 

 - malfunzionamento 
dell’impianto 

non previsto - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

 

g- camini          

allegato g3 01 
02 
03 

x 
x 
x 

 annuale 
2 anni 
5 anni 

 - fessurazioni 
- rottura elementi 
- infiltrazioni acqua 
- distacco 

ancoraggi 

non prevista - attrezzature di 
lavoro 

- segnaletica di 
sicurezza 

- dispositivi di 
protezione 
individuale 

Estranei al 
progetto 
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

Compartimenti 
dell’opera con 

indicazioni dei corpi 
di mestiere 
interessati 

I.D. 

indispensabile 

cadenza ditta incaricata rischi potenziali 
attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

osservazioni 
si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Sul terreno del 
committente per i 
seguenti impianti 

 x        

a- gas  x    
- esplosione, ecc. 
 

   

b- acqua potabile  x    
- perdite  
- Tossicità 

   

c- fognature  x    
- perdite  
- inquinamento 

   

d- vapore   x - -  - - -  

e- elettricità  x    
- folgorazione, ecc. 
 

   

f- altri impianti di 
alimentazione 

 x    -     

g- aria compressa   x - - -  - -  

h- impianti idraulici  x    

- perdite con infiltrazioni del 
terreno 

- malfunzionamento 
dell’impianto 
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 
Compartimenti 
dell’opera con 

indicazioni dei corpi 
di mestiere 
interessati 

I.D. 

indispensabile 

cadenza ditta incaricata rischi potenziali 
attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi 
ausiliari in 
locazione 

osservazioni 
si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

2. nelle vie di 
circolazione esterne 

  x 
non 

prevedibile 
non prevedibile 

- buche 
- dissesti 
 

 sti  

2bis. nelle vie di 
circolazione interne 

         

a- strade  x    
- buche 
- dissesti 
 

   

b- ferrovie   x  - - - - non esistono 

c- idrovie   x  -  - - - non esistono 
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 
Compartimenti dell’opera 
con indicazioni dei corpi 
di mestiere interessati 

I.D. 
indispensabile 

cadenza 
ditta 

incaricata 
rischi potenziali 

attrezzatura 
di sicurezza 
in esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 
si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
3. nell’edificio o in parti 
del medesimo 

         

a- camini          

Pulizia dei camini  X  Annuale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello - Scale  

Lavori di lattoneria  X  Quinquennale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello – Scale  

Lavori in muratura  X  Quinquennale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello - Scale  

b- finestre          

Pulizia  X  Quindicinale   Caduta – Tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello - Scale  

Pulizia vetri  X  Settimanale   Caduta – Tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello – Scale  

Lavori di lattoneria  X  Annuale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello - Scale  

Persiane  X  Semestrale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello - Scale  

Balconi  X  Annuale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello – Scale  

Imbiancature  X  Quinquennale   Caduta dall’alto Non previsti Trabattello - Scale  

c- facciate          

Pulizia  X  Annuale    Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Pulizia vetri  X  Settimanale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Lastre in pietra naturale  X  Annuale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Muratura  X  Quinquennale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Impermeabilizzazione  X  Decennale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Imbiancatura  X  Quinquennale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  

Balconi  X  Annuale   Caduta – Tagli – Abrasioni 
Ganci di 
sicurezza 

Trabattello – Scale  
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 
Compartimenti 
dell’opera con 

indicazione dei corpi 
di mestiere interessati 

I.D. 

indispensabile 

cadenza 
Ditta 

incaricata 
rischi potenziali 

attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 
si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Nell’edificio          

d- tetti piani          

Impermeabilizzazione  X  Ventennale   Caduta dall’alto Non previsti Ponteggi  

Lavori di lattoneria  X  Quinquennale   Caduta – tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello  

Pulizia  X  Annuale   Caduta – tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello  

Impianti elettrici  X  Annuale   Caduta – folgorazioni Non previsti Trabattello – Scale  

Impianti parafulmine  X  Annuale   Caduta – folgorazioni Non previsti Ponteggi  

Imbiancatura  X  Quinquennale   Caduta dall’alto Non previsti Ponteggi  

e- tetti a forte 
pendenza 

     -     

Ricoprimento tetto  X  Ventennale   Caduta dall’alto Non previsti Ponteggi  

Lavori di lattonerie  X  Quinquennale   Caduta – tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello  

Impianti elettrici  X  Annuale   Caduta – folgorazioni Non previsti Trabattello – Scale  

Impianti parafulmine  X  Annuale   Caduta – folgorazioni Non previsti Ponteggi  

f- grondaie  e 
discendenti  

         

Pulizia  x  Annuale   Caduta – tagli – Abrasioni Non previsti Trabattello  

g- locali chiusi adibiti a 
centrale termica idrica, 
elettrica, e 
condizionamento 

         

Pulizia  X  Settimanale   Inalazione delle polveri Di uso comune Non previsti  

Impianti elettrici  X  Mensile   Folgorazione 
Sezionamento rete 

elettrica 
Non previsti  

Lavori di saldatura  X  Annuale   Elettrocuzione Prese di sicurezza Non previsti  

Impermeabilizzazioni  X  Ventennale   Inalazione di vapori Non previsti Non previsti  
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 
Compartimenti 
dell’opera con 
indicazione dei 

corpi di mestiere 
interessati 

I.D. 

indispensabile 

Cadenza 
Ditta 

incaricata 
rischi potenziali 

attrezzatura di 
sicurezza in 

esercizio 

dispositivi ausiliari in 
locazione 

osservazioni 
si no 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Nell’edificio          

h- attrezzature 
incorporate 
all’edificio 

         

Pali per antenne  X  Quinquennale   Caduta -  Elettrocuzione Non previsti Trabattello - Scale  

Impianti elettrici  X  Trimestrale   Elettrocuzione 
Sezionamento rete 

elettrica 
Trabattello – Scale  

Tinteggiatura  X  Triennale   Caduta dall’alto 
Sezionamento rete 

elettrica 
Trabattello – Scale  

Elementi 
anticorrosione 

  X Non prevista   Caduta – Elettrocuzione Non previsti Trabattello – Scale 
Verniciatura 

antirugine sulle pareti 
in ferro 

Impianti 
parafulmine 

  X Trimestrale   Caduta – Elettrocuzione Non previsti Ponteggi Estranei al progetto 

Colonne montanti  X  Trimestrale   Caduta dall’alto Ganci di sicurezza Ponteggi  

i- attrezzature di 
sicurezza 
incorporatyi 
all’edificio 

         

Ancoraggi per 
ponteggi 

  X Annuale   Caduta dall’alto Ganci di sicurezza Trabattello - Scale  

Ganci di sicurezza   x Annuale   Caduta dall’alto Ganci di sicurezza Trabattello – Scale ti 

l- attrezzature di 
sicurezza per 
lavori successivi, 
non incorporati 
all’edificio  

         

Montacarichi   X Non prevedibili       

Strutture di 
protezione 

  X Non prevedibili       
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Protezioni laterali   X Non prevedibili       

Passerelle   X Non prevedibili        
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FASCICOLO – Parte A.2 – Manutenzione dell’opera 

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera : Ospedale Pascale 

Documentazione per I.D. 
disponibili N° del progetto e/o del 

repertorio 
Posa (dove è depositato) Osservazioni 

si no 

1  2 3 4 5 6 
1. Attrezzature e impianti in 

esercizio sul terreno del 
Committente 

      

Schemi delle dotazioni      
- esplosione, ecc. 
 

a- gas  x  Prog. N°           Tav.  -  

b- acqua potabile  x  Prog. N°           Tav.  
- perdite  
- Tossicità 

c- fognature  x  Prog. N°           Tav.  
- perdite  
- inquinamento 

d- drenaggi  x  Prog. N°           Tav.   

d- vapore   x - -  - 

e- elettricità  x    
- folgorazione, ecc. 
 

f- altri impianti di alimentazione  x    -  

g- aria compressa   x - - -  

h- impianti idraulici  x    
- perdite con infiltrazioni del terreno 
- malfunzionamento dell’impianto 

 

 



29 
01803.10249.04.06.00000N3.E.000.FMC.ac 

Allegato a3/01 

NELL’EDIFICIO Verifica di singoli 
elementi costruttivi 
(cedimenti, protezioni, 
ecc.). 

DETERIORAMENTO 
CAUSE EFFETTI 

 agenti atmosferici ed inquinanti 

 posa in opera difettosa 

 sovraccarichi  

 scadente qualità dei materiali 

 vetustà 

 vari, ma improbabili: conseguenti a cedimenti della 
struttura portante, delle tamponature, delle 
tramezzature, ecc. 

 parziali crolli, scollamento di intonaci o cornicioni con 
conseguente pericolo per l’incolumità delle persone 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ Indispensabilità Caratteristiche Cadenza 

Si No Degli operai Dei lavori 

Atteso che le opere su cui intervenire sono dislocate in diversi punti risulta opportuno intervenire con diverse 
modalità in relazione al posizionamento dell’elemento oggetto di manutenzione 

DITTA ESECUTRICE 
(la compilazione è a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Tel.  Partita IVA  Iscrizione CCIAA  

DITTA INCARICATA PER LA MANUTENZIONE 
(scelta a cantiere ultimato, ma prima della messa in esercizio dell’edificio) 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Tel.  Partita IVA  Iscrizione CCIAA  

Informazioni per la ditta esecutrice/operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro 

Segnali rivelatori di assestamenti e cedimenti in atto sono essenzialmente piccole crepe negli intonaci o fessurazioni 
anche microscopiche nelle parti a vista del cemento armato. 
L’attività di controllo visivo degli elementi permetterà di definire la necessità di interventi di manutenzione 
appropriati. 
L’attività manutentiva dovrà essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti 
a cura della committenza) e al termine della stessa dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordiantore per l’esecuzione 
 
 
 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi lavori di manutenzione 
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Allegato a3/01 

ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 

N. Situazione  Rischio 

1 Accesso alle zone di 
controllo 

 lesione a presone presenti all’interno del vano scala durante il 
trasporto delle attrezzature (ad es. scala a mano) 

2 Esecuzione delle 
verifiche  

 caduta di persone e/o attrezzi e/o materiali durante le 
operazioni di verifica degli elementi posti in altezza 

 investimento di persone durante il piazzamento del cestello 
elevatore o di altre opere provvisionali  

 sbandamenti delle scala a mano 

 lesione a terzi esposti all’attività di manutenzione 

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 
 

MODALITA’ DI 
ESECUZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

Prima di iniziare l’intervento l’esecutore prenderà visione dei 
luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo da verificare la 
presenza di eventuali ulteriori rischi quali ad esempio la portata 
del piano di appoggio su cui andrà ad impostare le proprie opere 
provvisionali. 
L’esecutore dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti 
dalla presente scheda solo dopo aver valutato attentamente i 
rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori. 
Le attività dovranno essere svolte seguendo le prescrizioni 
imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente 
presenti, nonché le norme di buona tecnica. 
L’esecutore dovrà preventivamente accertarsi  
  

 Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordinatore per l’esecuzione 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi 
lavori di manutenzione 

ACCESSO AL POSTO DI 
LAVORO 

L’esecutore accederà alle zone interessate ai lavori 
attraverso i percorsi segnalati dal committente 
Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordinatore per l’esecuzione 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi 
lavori di manutenzione 
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Allegato a3/01 
PROTEZIONE DEI POSTI DI 
LAVORO 

Dovranno essere delimitate mediante striscia colorata bianca 
e rossa tutte le aree soggette a caduta di materiale dall’alto, 
la zona di stazionamento e di azione delle eventuali opere 
provvisionali. 

 Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordinatore per l’esecuzione 

 
  
  

 Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi 
lavori di manutenzione 

ALIMENTAZIONE ENERGIA 
ILLUMINAZIONE 

Non necessaria 
Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordinatore per l’esecuzione 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi 
lavori di manutenzione 

APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIALI/MACCHINE 

Le attrezzature ed i materiali dovranno essere portati sul 
posto attraverso i percorsi di normale accesso. 
Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del coordinatore per l’esecuzione 

Spazio per aggiornamento fascicolo a cura del committente per successivi 
lavori di manutenzione 

ATTREZZATURE DI SICUREZZA 

PRESENTI IN ESERCIZIO 

DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE 

 I seguenti dispositivi per lo svolgimento delle attività in 

sicurezza saranno forniti o noleggiati dall’esecutore dell’attività 

lavorativa. Essi dovranno essere integrati qualora risultassero 

insufficienti a seguito della valutazione dei rischi 

dell’esecutore. 

 Attrezzature di lavoro (ad es. attrezzi ed utensili manuali ed 

elettrici, trabattelli, ecc.) 

 Segnaletica di sicurezza (ad es. nastro colorato bianco e 

rosso, cartello di avvertimento di pericolo di caduta 

dall’alto di oggetti e materiali, ecc.) 

 Dispositivi di protezione individuale (ad es. imbracatura di 

sicurezza con funi di trattenuta marchiata CE per accesso in 

altezza, scarpe antinfortunistiche con gomma antiscivolo di 

tipo flessibile per garantire la sensibilità del piede 

all’appoggio, guanti, ecc.). 
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PREMESSA 

 

Questo fascicolo è stato redatto dal Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in qualità 

di progettista. 

Il piano di manutenzione dell’opera dovrà essere adeguato ogni successivo intervento 

sull’opera stessa al fine di programmare interventi futuri di manutenzione e rendicontare 

circa gli interventi di natura ordinaria o straordinaria effettuati. 

 

 

GENERALITA’ 

 

La normativa in vigore  prevede che il progettista  predisponga un documento informativo 

per il committente, utile a favorire le manutenzioni dell’opera edile. Lo scrivente 

professionista, nell’intento di adempiere a tale onere restituisce  il presente documento, 

reso in forma sintetica, al fine di focalizzare l’attenzione sugli adempimenti relativi alle 

manutenzioni dell’ impianto di depurazione delle acque reflue del comune di Procida. 

Il presente documento ha lo scopo di informare e gestire le future manutenzioni della 

struttura in quanto: 

 

L’impianto struttura se mantenuta nel tempo garantisce 

 

1) staticità 

2) valore commerciale 

3) Funzionalità ed efficienza 

4) Sicurezza e risparmio  

5) Immagine complessiva ottimizzata 

 

In questo fascicolo saranno riportati gli aggiornamenti e le eventuali modifiche apportate 

durante la fase di realizzazione o in eventuali fasi manutentive successive. 

 

Lo stesso fascicolo sarà soggetto ad aggiornamento permanente per tutta la vita della 

stessa opera. 
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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

Il progetto  in oggetto prevede una serie di interventi in varie zone presenti all’interno 

dell’intero e più ampio complesso ospedaliero . 

Si riportano qui di seguito l’elenco ed una breve  descrizione degli interventi previsti:  

Ripartizione Scientifica 

 
 
Nell’ambito di questo finanziamento è prevista la ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell’edificio denominato “Ripartizione Scientifica” dedicato a Laboratori di 

Oncologia Sperimentale. 

Nel dettaglio per questo edificio si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento,  dei piani di 

seguito riportati con relative destinazioni: 

- Piano Seminterrato: Stabulario; Biobanca 

- Piano Terra: Scuola infermieri, tecnici, area didattica; Direzione Scientifica 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 

- Piano Terzo: Anatomia patologica; laboratori; 

Nell’ambito del complesso edilizio esistente in Napoli, presso la via Mariano Semmola, che 

compone l’istituto G. Pascale, vi è un edificio in muratura denominato Ripartizione 

Scientifica e dedicato alla oncologia sperimentale. 

Come si evince dall’allegata documentazione fotografica, l’edificio de quo versa in uno 

stato avanzato di vetustà, carenza normativa ed in particolare necessita di un intervento di 

adeguamento statico.  

Alla luce di quanto sopra poiché è intendimento dell’Istituto realizzare in questo edificio 

della Ripartizione Scientifica un moderno ed efficiente centro di laboratori di oncologia 

sperimentale di supporto all’oncologia clinica, si prevede in questo progetto la completa 

ristrutturazione civile ed impiantistica al fine di ottenere  un edificio che oltre a garantire gli 

aspetti normativi di natura civile garantisca pure quelli di natura sanitaria ed impiantistica. 

 Sono previste le lavorazioni a tutti i piani d’intervento: 

- Disfacimento di pavimentazione 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistente 

- Rimozione impiantistiche esistenti 
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- Realizzazione nuove tramezzature 

- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio. 

Di seguito si descrivono gli interventi di lay out distributivo previsti per ciascun piano. 

Nel piano seminterrato l’intervento è limitato a due aree ed esattamente all’area in alto a 

destra dello sviluppo planimetrico del piano dedicata allo stabulario e all’area in basso a 

sinistra dedicata alla realizzazione della Biobanca. 

Lo Stabulario  prevede un ingresso dedicato dall’esterno per gli animali tramite l’esistente 

scala di accesso, come riportato nell’elaborato planimetrico vi è poi l’ingresso del 

personale, inoltre sono previsti i seguenti ambienti: 

- Laboratorio 

- Stabulario 

- Ricerca per stabulazioni 

- Stanza sterile 

- Lavaggio animali 

- Ufficio amministrativo 

- Locali wc e servizi 

- Corridoio distributivo  

- La Biobanca prevede oltre ad una zona dedicata agli uffici con i relativi servizi 

igienici i seguenti ambienti: 

- Locali Frigo 

- Locali Inclusione Paraffina 

Nel piano terra l’intervento è inerente a tutto il piano ad eccezione della esistente grande 

sala conferenze. 

Questo piano è dedicato alla didattica e presenta 4 poli separati, il primo entrando nell’ 

Edificio a destra, è quello dedicato alla biblioteca , il secondo in alto a destra è dedicato 
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all’Aulario, il terzo in alto a sinistra è dedicato alla scuola dei tecnici, ed il quarto in basso a 

sinistra è dedicato ad ambienti di trattenimento e sale riunioni per convegni. 

 In particolare nell’ambito del piano sono previsti i seguenti ambienti: 

- Direzione Scientifica 

- Sala lettura 

- Sala richiesta libri 

- Aula multimediale 

- Aula da 36 posti 

- Aula da 32 posti 

- 2 aule da 24 posti 

- Sala relax 

- Direzione e segreteria scuola 

- Servizi igienici uomini e donne 

- Uffici 

- Aula da 20 posti/aula da 12 posti, contigue che posso essere unite in un’unica aula 

da 32 posti 

- Ufficio del dirigente della scuola di formazione e sua segreteria 

- Sala riunioni  e salone di attesa eventi e convegni. 

Il primo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente  separate 

ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzioni ed alle segreterie di ciascun 

unità operativa e comprendono anche una sala riunioni comune. Inoltre sono previsti due 

ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Anche il secondo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente 

separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzione ed alle segreterie 

di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni comune ed una camera 

oscura. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,nell’ambito delle quattro Unità Operative, le prime due sono composte 

ciascuna da: 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 
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- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Il terzo piano è dedicato per i due terzi alla Anatomia Patologica, con aree dedicate ad 

uffici, sala riunioni e depositi ed una vasta area comprendente l’intera ala destra del 

fabbricato interamente dedicata a laboratori. 

Nella restante parte del piano è previsto una unità operativa dedicata a laboratori delle 

dimensioni e con organizzazione esattamente uguale alle singole unità operative previste 

al secondo e terzo piano. 

Nuovo Blocco Operatorio 

 

Il nuovo Blocco Operatorio previsto in questo progetto è ubicato al primo piano dell’Edificio 

Ospedaliero e viene realizzato in parte negli ambienti destinati attualmente al reparto 

Operatorio ed in gran parte in una superficie di ampliamento ricavata dalla realizzazione 

della sopraelevazione della Radiologia. 

Questo sensibile ampliamento della superficie è motivato dalla necessità di realizzare un 

moderno Blocco Operatorio che abbia un lay out distributivo tale da garantire economicità 

dei percorsi e dei servizi, separazione dei percorsi sporco e pulito e separazione dei 

percorsi del paziente e del personale, il tutto nel pieno rispetto della normativa emanata 

dalla Regione Campania con delibera  n. 7301 in data 31/12/2001. 

Come si evince, dagli elaborati grafici progettuali, il nuovo Blocco Operatorio si sviluppa in 

un corpo a piastra di forma quadrangolare atta a garantire le peculiarità sopra evidenziate. 

Per realizzare la sopraelevazione dell’edificio al piano terra, destinato a Radiologia, sono 

state previsti in questo progetto, a seguito degli specifici calcoli strutturali, interventi di 

consolidamento degli elementi strutturali sottostanti al fine di sopportare i carichi della 

nuova struttura. Così come si evince negli elaborati grafici e nella relazione di calcolo 

strutturale. 

Il nuovo Blocco Operatorio è progettato prevedendo il seguente lay out funzionale 

distributivo secondo le funzioni di seguito riportate: 

- spazio filtro di entrata degli operandi; 

- zone filtro personale addetto con relativo servizio igienico; 

- locale spogliatoio con annessi servizi igienici personale addetto; 

- locale preparazione malato; 
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- locale risveglio malato; 

- locale relax operatori; 

- servizi igienici del personale; 

- 8 sale operatorie  di superficie variabile da un minimo 40.24 mq a un massimo di 

46.78 mq, le superfici di rivestimento saranno ignifughe, resistenti al lavaggio ed 

alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento; 

quest’ultimo sarà resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo; in 

particolare il rivestimento della sala sarà previsto in pannelli in acciaio inox a tenuta, 

il pavimento in gomma conduttiva termosaldata con fuga a teli ed il controsoffitto in 

pannelli di acciaio inox a tenuta (60X60) smontabile; 

- N° 4 Preparazioni chirurghi; 

- Relax operatori; 

- deposito presidi e strumentario chirurgico; 

- deposito barelle; 

- deposito materiale sporco; 

- deposito materiale pulito; 

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 

- centrale sterilizzazione; 

 
 
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

 

Il presente piano, redatto in forma tabellare,   verrà suddiviso in tre sezione asseconda del 

compartimento di appartenenza della parte dell’opera e cioè se “sul terreno del 

committente” , “nell’edificio o in parti di esso” e un compartimento inerente “alle vie di 

circolazione” che in questo caso coinciderà con la parte di piazzale adibita a strada. 

Nella scheda  riguardante le parti dell’opera soggette a manutenzione sono  esplicitati gli 

interventi da effettuarsi con l’indicazione del cronoprogramma degli interventi manutentivi 

da realizzarsi. Sono tra l’altro evidenziate le prestazioni minime ammissibili, le eventuali 

anomalie riscontrabili ed eventuali ulteriori osservazioni specifiche relative a ciascun 

intervento.  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Ristrutturazione Ospedale Pascale 

attività Sostituzione valvole o tubazioni acqua esterne 

Tipo di attività Interventi occasionali  

Indispensabile No 

Cadenza 15 anni 

Prestazione/degrado Tenuta idraulica,  

Livello min/max ammissibile 6 bar/ 12h 

Anomalie riscontrabili Perdita di pressione 

Ditte incaricate Termoidraulica (L46/90 lettera d) 

Dispositivi in locazione Miniescavatore, attrezzi manuali, autocarro con ribalta 

Attrezzature in esercizio Valvola acqua ente erogatore – tubazioni in pead e acciaio in diversi diametri 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Impianto di adduzione acqua 

attività controllo valvole o tubazioni acqua esistente 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 1  anno 

Prestazione/degrado Tenuta idraulica,  

Livello min/max ammissibile 6 bar/ 12h 

Anomalie riscontrabili Perdita di pressione 

Ditte incaricate Termoidraulica (L46/90 lettera d) 

Dispositivi in locazione Miniescavatore, attrezzi manuali, autocarro con ribalta 

Attrezzature in esercizio Valvola acqua ente erogatore – tubazioni in pead e acciaio in diversi diametri 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Linea elettrica b.t. 

attività Controllo impianto di terra 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado isolamento  

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate Elettricista (L46/90 lettera a) 

Dispositivi in locazione Strumentazione di controllo, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Linea elettrica b.t. 

attività Controllo impianto di terra 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado isolamento  

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate Elettricista (L46/90 lettera a) 

Dispositivi in locazione Strumentazione di controllo, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Linea elettrica b.t. 

attività Controllo isolamento linee esterne 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado isolamento  

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate Elettricista (L46/90 lettera a) 

Dispositivi in locazione Strumentazione di controllo, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio Interruttore ente erogatore 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Linea collegamento rete telefonica 

attività Controllo trasmissione segnale 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile n 

Cadenza 3 anni 

Prestazione/degrado Rapporto disturbo / segnale 

Livello min/max ammissibile min 

Anomalie riscontrabili Interferenze disturbi 

Ditte incaricate Tecnico telefonia (L46/90 lettera ba) 

Dispositivi in locazione Strumentazione di controllo, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque bianche  

attività Pulizia caditoia e chiusini 

Tipo di attività Interventi periodici  

Indispensabile si 

Cadenza 6 mesi 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 0.041 l/sec mq 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi giardinaggio 

Dispositivi in locazione Aspiratore fogliame, autocarro con ribalta, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque bianche  

attività Controllo caditoie e chiusini 

Tipo di attività controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 0.041 l/sec mq 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque bianche  

attività Pulizia condotte (acque bianche) 

Tipo di attività Manutenzione a guasto  

Indispensabile si 

Cadenza 5 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 0.041 l/sec mq 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione Autocarro con canal-Jet, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque bianche  

attività Ispezione condotte (acque bianche) 

Tipo di attività Controllo  

Indispensabile si 

Cadenza 1 anno 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 0.041 l/sec mq 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione Attrezzatura monitoraggio condotte (telecamera), attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 



 

 

13 
01803.10249.04.06.00000O0.E.000.FMC.cc 

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Sistemazione a verde  

attività Taglio vegetazione 

Tipo di attività Interventi periodici  

Indispensabile si 

Cadenza 6 mesi 

Prestazione/degrado Vegetazioni spontanee  

Livello min/max ammissibile <20% 

Anomalie riscontrabili Increscita incontrollata 

Ditte incaricate Servizi giardinaggio 

Dispositivi in locazione Aspiratore fogliame, decespugliatrice 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque nere  

attività pulizia condotte (acque nere) 

Tipo di attività Interventi periodici 

Indispensabile si 

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 5 l/s 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione Autocarro con ribalta, autocarro con canal-jet, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque nere  

attività pulizia pozzetti e punti di ispezione  

Tipo di attività Interventi periodici 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 5 l/s 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque nere  

attività Controllo pozzetti e punti di ispezione  

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 5 l/s 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 



 

 

15 
01803.10249.04.06.00000O0.E.000.FMC.cc 

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque nere  

attività Ispezione condotte (fognatura acque nere)  

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 5 l/s 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione Attrezzatura monitoraggio condotte (telecamera), attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : Sul terreno del committente 

Parte d’opera Fognatura acque nere  

attività Controllo pozzetti e punti di ispezione  

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Portata deflusso acqua  

Livello min/max ammissibile 5 l/s 

Anomalie riscontrabili Intasamento gorgogliamento 

Ditte incaricate Servizi pulizia e ispezioni fognature 

Dispositivi in locazione attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nelle vie di circolazione 

Parte d’opera strade 

attività Rifacimento manto stradale 

Tipo di attività Interventi occasionali 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Tagliasfalto a disco, asfaltatrice a caldo, rullo compressore, attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nelle vie di circolazione 

Parte d’opera strade 

attività Lavaggio strade 

Tipo di attività Interventi periodici 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Autocisterna con erogatori 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nelle vie di circolazione 

Parte d’opera strade 

attività Ripristino buche, avvallamenti 

Tipo di attività Manutenzione a guasto 

Indispensabile si 

Cadenza 6 mesi 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Tagliasfalto a disco, asfaltatrice a caldo, rullo compressore, attrezzi manuali 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture a tetto 

attività Riparazione camini 

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si 

Cadenza 3 anni 

Prestazione/degrado Patina biologica 

Livello min/max ammissibile <30% 

Prestazione/degrado Scagliature, fessure 

Livello min/max ammissibile <10% 

Prestazione/degrado disgregazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Forti spessori di patina, larghe fessure, profonde disgregazioni 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Attrezzature anticaduta, attrezzi manuali 
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Attrezzature in esercizio Ancoraggi dispositivi anticaduta 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture a tetto 

attività Pulizia camini, gronde 

Tipo di attività Interventi periodici 

Indispensabile si 

Cadenza 1 anni 

Prestazione/degrado Patina biologica 

Livello min/max ammissibile <30% 

Prestazione/degrado Scagliature, fessure 

Livello min/max ammissibile <10% 

Prestazione/degrado disgregazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Forti spessori di patina, larghe fessure, profonde disgregazioni 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Attrezzature anticaduta, attrezzi manuali, autocarro con piattaforma idraulica 

Attrezzature in esercizio Ancoraggi dispositivi anticaduta 

 



 

 

20 
01803.10249.04.06.00000O0.E.000.FMC.cc 

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Infissi in metallo 

attività Sostituzione vetri infissi metallici 

Tipo di attività Manutenzione a guasto 

Indispensabile si 

Cadenza 5 anni 

Prestazione/degrado Alterazione cromatica 

Livello min/max ammissibile <30% 

Prestazione/degrado Degrado guarnizioni 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado corrosione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Alterazione cromatica, indurimento, camolature 

Ditte incaricate vetraio 

Dispositivi in locazione Attrezzature manuali, scala a pioli 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture piane 

attività Pulizia camini, cornicioni 

Tipo di attività Interventi periodici 

Indispensabile s 

Cadenza 1 anno 

Prestazione/degrado Bollature e screpolature 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado vegetazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile 

Dispositivi in locazione Attrezzature manuali, attrezzatura anticaduta 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture piane 

attività Rifacimento copertura piana 

Tipo di attività Interventi occasionali 

Indispensabile no 

Cadenza 15 anni 

Prestazione/degrado Bollature e screpolature 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado vegetazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile (impermeabilizzazioni) 

Dispositivi in locazione Attrezzature manuali, attrezzatura anticaduta, estintore, ponteggio fisso 

Attrezzature in esercizio Ancoraggi e ponteggio 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture piane 

attività controllo copertura piana 

Tipo di attività controllo 

Indispensabile no 

Cadenza 1 anno 

Prestazione/degrado Bollature e screpolature 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado vegetazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile  

Dispositivi in locazione  

Attrezzature in esercizio Ringhiere e parapetti 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Coperture piane 

attività Rifacimento guaine, camini 

Tipo di attività controllo 

Indispensabile no 

Cadenza 3 anno 

Prestazione/degrado Bollature e screpolature 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Deformazioni del manto 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado vegetazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile  

Dispositivi in locazione Attrezzature anticaduta, attrezzi manuali, estintore 

Attrezzature in esercizio Ringhiere e parapetti 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Intonaci e coloriture 

attività Rifacimento facciata 

Tipo di attività Interventi occasionali 

Indispensabile Si  

Cadenza 15 anni 

Prestazione/degrado efflorescenza 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Bollature e fessurazioni 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado disgregazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile  

Dispositivi in locazione Ponteggio fisso, attrezzi manuali , attrezzi elettromeccanici, argano a bandiera 

Attrezzature in esercizio Ancoraggio ponteggio 

Osservazioni Per ponteggi particolari o comunque per altezze >20 m occorre predisporre il progetto del ponteggio 
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Intonaci e coloriture 

attività Ripristino parti ammalorate 

Tipo di attività Manutenzione a guasto 

Indispensabile Si  

Cadenza 5 anni 

Prestazione/degrado efflorescenza 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado Bollature e fessurazioni 

Livello min/max ammissibile <15% 

Prestazione/degrado disgregazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile  

Dispositivi in locazione Tra battello su ruote, attrezzi manuali , attrezzi elettromeccanici, argano a bandiera 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Strutture in elevazione a vista 

attività Restauro di ferri e cls 

Tipo di attività Interventi occasionali 

Indispensabile no  

Cadenza 5 anni 

Prestazione/degrado Patina biologica 

Livello min/max ammissibile <30% 

Prestazione/degrado Scagliature, fessure 

Livello min/max ammissibile <10% 

Prestazione/degrado disgregazione 

Livello min/max ammissibile <10% 

Anomalie riscontrabili Larghe fessure, profonde disgregazioni, forti spessori di patina 

Ditte incaricate Impresa edile  

Dispositivi in locazione Ancoraggi e ponteggi 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Impianto di riscaldamento 

attività Sostituzione pompa di riscaldamento 

Tipo di attività Manutenzione a guasto 

Indispensabile no  

Cadenza 5 anni 

Prestazione/degrado FEN 

Livello min/max ammissibile < FEN limite 

Anomalie riscontrabili Eta g basso 

Ditte incaricate Termoidraulica (L46/90 lettera c)  

Dispositivi in locazione Attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio Interruttore ente erogatore 

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Impianto elettrico 

attività Sostituzione conduttori 

Tipo di attività Interventi occasionali 

Indispensabile no  

Cadenza 15 anni 

Prestazione/degrado isolamento 

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate elettricista (L46/90 lettera c)  

Dispositivi in locazione Attrezzi manuali 

Attrezzature in esercizio  

 



 

 

29 
01803.10249.04.06.00000O0.E.000.FMC.cc 

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Impianto elettrico 

attività Prova differenziali 

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si  

Cadenza 6 mesi 

Prestazione/degrado isolamento 

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate  

Dispositivi in locazione  

Attrezzature in esercizio  

 

 

FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Impianto elettrico 

attività Sostituzione lampade 

Tipo di attività Manutenzione a guasto 

Indispensabile si  

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado isolamento 

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate Elettricista (L46/90 lettera a) 

Dispositivi in locazione Attrezzi manuali scala a pioli 

Attrezzature in esercizio  
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FASCICOLO – Manutenzione dell’opera Compartimento : nell’edificio o in parti di esso 

Parte d’opera Impianto elettrico 

attività Controllo isolamento linee interne 

Tipo di attività controllo 

Indispensabile si  

Cadenza 2 anni 

Prestazione/degrado isolamento 

Livello min/max ammissibile > 0.5 Mohm 

Anomalie riscontrabili Sganci intempestivi differenziale 

Ditte incaricate Elettricista (L46/90 lettera a) 

Dispositivi in locazione Attrezzi manuali s, strumentazione di controllo 

Attrezzature in esercizio Interruttore ente erogatore 
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SCHEDA 
 

Componente : Indagini 

 

 

Diagnostica 

 La termovisione consente di effettuare sia rilievi morfologici sia rilievi di fenomeni termo-igrometrici. 

 

Procedura per i controlli 

 L’unità di rilevazione dotata di telecamera, riprende gli elementi oggetto dell’analisi; riceve ed elabora i segnali nella gamma 

di frequenza all’infrarosso, rilevando fenomeni di remissività radiante costituite da zone con disperdimento termico 

differenziale. L’unità è in grado di rilevare zone di umidità in murature, zone di rivestimento od intonacature soggette a 

distacco. L’analisi termografica restituisce infine una mappatura termica degli elementi analizzati individuando le diverse 

zone. Intervento di diagnosi da effettuare secondo la strategia manutentiva preventiva di opportunità 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SCHEDA 
 

Componente : Indagini non distruttive - endoscopia 

 

 

Diagnostica 

 L’analisi endoscopica consente di effettuare rilievi introspettive nelle zone altrimenti non accessibili quali intercapedini, cavità 

murarie, travi in legno in special modo nelle zone di incastro nelle murature. 

 

Procedura per i controlli 

 Gli endoscopi possono avere dimensioni diverse e possono raggiungere punti inaccessibili mediante fori del diametro minimo 

anche di alcuni millimetri. L’endoscopio è dotato di un impianto di illuminazione per la zona soggetta ad ispezione, di una 

macchina fotografica o telecamera per l’acquisizione delle immagini. Intervento di diagnosi da effettuare secondo la strategia 
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manutentiva preventiva di opportunità. 
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SCHEDA 
 

Componente : Indagini non distruttive - ultrasuoni 

 

 

Diagnostica 

 L’analisi ultrasonica permette di effettuare indagini all’interno di materiali. 

 

Procedura per i controlli 

 L’apparecchiatura per indagine ultrasonica consiste in una centralina elettronica che emette impulsi e rileva i tempi di 

ricezione degli stessi misurando i tempi di propagazione delle onde che attraversano gli elementi oggetto dell’indagine. 

Dall’indagine ultrasonica è possibile stabilire la presenza di fessurazioni o discontinuità all’interno di travi o pilastri in c.a., 

elementi in legno. 

Intervento di diagnosi da effettuare secondo la strategia manutentiva preventiva di opportunità. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SCHEDA 
 

Componente : Indagini non distruttive: inclinometro 

 

Diagnostica 

 L’analisi con in clinometro permette di rilevare le rotazioni angolari delle strutture sui quali sono ubicati, fornendo utili 

informazioni riguardanti i movimenti rotazionali degli stessi. 

 

Procedura per i controlli 

 Gli in clinometri vengono applicati alla parete da controllare mediante delle apposite staffe di montaggio fornite in dotazione. 

Gli in clinometri fissi da parete possono essere letti manualmente mediante centralina elettronica. 

La versione monoassiale esegue una misura di variazione d’angolo in una sola direzione, mentre la versione biasciale su due 
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direzioni ortogonali permettendo di valutare, mediante una composizione vettoriale, variazioni nella reale direzione. 

Intervento di diagnosi da effettuare secondo la strategia manutentiva preventiva di opportunità.  

 

 

SCHEDA 
 

Componente : Indagini non distruttive: martinetto piatto 

 

Diagnostica 

 L’analisi permette di misurare l’effettivo stato di sollecitazione che insiste in una determinata sezione di muratura. 

 

Procedura per i controlli 

 Intervento di diagnosi da effettuare secondo la strategia manutentiva preventiva di opportunità. 

La prova consiste nel fissare e misurare una serie di punti intorno alla zona oggetto dell’indagine. Sarà quindi creata una 

cavità, dell’altezza di 15 mm e dimensioni atte a contenere il martinetto (circa 200 mm x 400 mm) e posizionato il martinetto 

piatto in detta cavità. Una volta immessa pressione nel circuito del martinetto questo trasferirà la forza alle facce interne della 

cavità. In abito elastico, la tensione impressa dal martinetto sarà pari a quella scaricata, allorché si ottenga l’annullamento delle 

deformazioni conseguenti al taglio. 

Effettuando le misure sui punti di riferimento si cercherà di ripristinare l’equilibrio originale: la pressione misurata nel 

martinetto coincide con il valore della pressione unitaria che è presente in quella sezione muraria. In pratica si procede a 

misure micrometriche tra caposaldi prima e dopo il taglio, quindi si installa il martinetto e si incrementa la pressione al suo 

interno fino a riportare i caposaldi nelle posizioni iniziali. La tensione si legge sul manometro. 
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SCHEDA 
 

Componente : Condotte – Giunto a flange 

 

Istruzioni per manutenzione 

 Il giunto a flange permette il montaggio e lo smontaggio in linea (riparazione, ispezione, manutenzione). E’ importante: 

- rispettare l’ordine e la coppia di serraggio dei bulloni 

- non mettere in trazione la condotta al momento del serraggio dei bulloni 

 

Si consiglia l’utilizzo di guarnizioni ad armatura metallica per la loro facilità di posa in opera e la loro affidabilità. 

 

Procedura per la pulizia e l’allineamento delle flange 

 

- Controllare l’aspetto e la pulizia delle superfici delle flange e della guarnizione 

- Allineare i pezzi da smontare 

- Lasciare tra le due flange da accoppiare uno spazio che possa permettere il passaggio della guarnizione 

- Centrare la guarnizione tra il gradino delle due flange con l’aiuto delle linguette di posizionamento  

- Montare precedentemente i bulloni del semicerchio inferiore per consentire l’appoggio della guarnizione 

- Montare i bulloni 

- Serrare i dadi rispettando le coppie di serraggio prescritte dalla casa costruttrice  

 

SCHEDA 
 

Componente : Condotte – Giunto express 

 

 L’assemblaggio del giunto express è realizzato mediante l’introduzione dell’estremità liscia in un bicchiere express e 

successivamente mediante la compressione di una guarnizione a mezzo di una controflangia e di bulloni. La messa in opera 

di questo giunto è semplice, rapida e non richiede alcuna forza di accoppiamento. 
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Pulizia 

- pulire con cura l’interno del bicchiere del tubo. Prestare particolare attenzione alla pulizia della sede della guarnizione 

-  pulire l’estremità liscia del tubo da accoppiare e la guarnizione 

- verificare le buone condizioni dell’estremità liscia 

 

     Sistemazione della controflangia e della guarnizione 

- infilare la controflangia sull’estremità liscia, poi infilare la guarnizione con la punta 

- introdurre l’estremità liscia a fondo nel bicchiere, verificando l’allineamento dei tubi da accoppiare, poi ritirarla di circa 

1 cm 

- fare scorrere la guarnizione sulla canna, bloccarla nel suo alloggiamento e portare la controflangia a contatto della 

guarnizione. Posizionare i bulloni e avvitare a mano i dadi fino al contatto della controflangia 

- verificare la posizione della flangia, poi serrare i dadi con la chiave progressivamente per passate successive operando 

nell’ordine fornito dalla casa costruttrice 

         

 

SCHEDA 
 

Componente : Condotte – Riparazione e intervento 

 

 

 L’esercizio delle condotte comporta lavori di manutenzione preventivi, di manutenzione e mantenimento e miglioramento 

della rete. 

Questi interventi implicano sovente la sostituzione di elementi di condotta. 

 

Scelta del pezzo  

La scelta del pezzo è funzione: 

- del giunto da effettuare 

- del diametro esterno della condotta 

 

Procedura 

- dopo lo scavo correttamente eseguito, scoprire con cura la condotta esistente. Controllare con il calibro o con il 

compasso il diametro della condotta. 
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            In funzione del diametro esterno scegliere la giunzione più adatta per effettuare l’intervento 

- realizzare i tagli sulla condotta esistente (la lunghezza della condotta da tagliare deve essere superiore all’ingombro del          

      giunto da montare 

- togliere il pezzo di condotta tagliata 

- verificare la lunghezza prima di tagliare lo spezzone 

- presentare lo spezzone con montati gli elementi del giunto, allineato con l’asse dei due tubi da raccordare 

- avvicinare ogni componente e montare i bulloni. Controllare il perfetto funzionamento dei pezzi 

 

Nota 

- verificare la tenuta dopo la messa in pressione 

- per le reti d’acqua potabile i pezzi devono essere disinfettati prima del montaggio  

 

 

 

SCHEDA 
 

Componente : Condotte – Ripristino del rivestimento esterno 

 

 

 - Può accadere che il rivestimento esterno dei tubi e dei raccordi si danneggi durante il trasporto, l’immagazzinamento o 

la posa. 

Il suo ripristino può essere eseguito in cantiere o in magazzino, seguendo una semplice procedura 

 

Preparazione della superficie 

- spazzolare leggermente per rimuovere la sporcizia  

- asciugare bene la superficie da rivestire 

 

Applicazione del prodotto 

- in caso di basse temperature, di umidità o di utilizzo immediato del tubo, è necessario scaldare moderatamente il tubo           

      con un bruciatore a gas fino a una temperatura di 50 ° C circa. 

-     Applicare il prodotto incrociando le passate finchè la pellicola deposta arrivi a livello del rivestimento non 

danneggiato   e ne ricopra le parti vicine. 
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� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������	
��	���������������������������������������������������������� !��������������"#$%&�'$%�()�*&+!�,--��.�.���//,00���1����������2��0�� �.�!.�0�0�1,�������������3�+4$�5%)�($�')%6&�+"#6%)$#6&�*&�7�*6)8&(&6"�9&�)99&:$#&%$�";;&�)(()�*6&'<()�9$(�'%$*$#6$�+"#6%)66"=�+"#�&(�><)($�+"#:$#;"#"�><)#6"�*$;<$?�@<)#6"�*"'%)�'%$A$**"�$�+"#5$%A)6"�><)($�')%6$�&#6$;%)#6$�9$(�'%$*$#6$�)66"=�($�B)%6&=�+"A$�*"'%)�+"*6&6<&6$=�+"#:$#;"#"�$�*6&'<()#"�><)#6"�*$;<$C��DEFGHIJIKLMKNOOPFFIKQPJKHIRFESFFIKKTC�U*6&6<6"�'$%�("�V6<9&"�$�()�W<%)�9$&�X<A"%&��YZ[[\�]̂"#9)_&"#$�V$#)6"%$�̀C�a�� �1,b�)55&9)�&#�)'')(6"�)(()�9&66)������������+"#�*$9$�)(()�:&)��������������c�����d=�+4$�)++$66)�*$#_)�%&*$%:)�)(+<#)=�1e,�, !-��.,��,��1�f�������]g$)(&__)_&"#$��<#�#<":"�$9&5&+&"�$9�)9$;<)A#$6"�()8"%)6"%&�'$%�&(�+"(($;)A$#6"�5<#_&"#)($�6%)�"#+"(";&)�*'$%&A$#6)($�$9�"#+"(";&)�+(&#&+)b���hC�i)�9&66)�j'')(6)6%&+$�*&�&A'$;#)�)(()�("%"�$*$+<_&"#$�)(($�+"#9&_&"#&�9&�+<&�)(�'%$*$#6$�+"#6%)66"�$�);(&�)66&�)�><$*6"�)(($;)6&�"�9)�><$*6"�%&+4&)A)6&C��DEFGHIJIKkMKlIHmnPRFGKHoPKpSRRIKqSEFPKQPJKHIRFESFFI��)̂##"�')%6$�&#6$;%)#6$�9$(�+"#6%)66"�9&�)'')(6"?�r�̀(&�)66&�9&�;)%)3��r�&(�W)'&6"()6"3�r�&(�s&*+&'(&#)%$�9&�;)%)3�r��1�[���0�1�0��t,.,��1,��2����10�������f�0�� �.�u�v��wx�yz�{yyy�.��wz|�r�&(�B%$__)%&"�9$&�iiCBBC�g$;&"#$�W)A')#&)�h}}~3�r�12����,�0���,11����00��r�+"'&)�9$(()�'"(&__)�gCWC�+&6)6)�#$(�'%$*$#6$�W)'&6"()6"��r�()�+)<_&"#$�9$5&#&6&:)��r�9&+4&)%)_&"#$�+&%+)�(�&#6$#_&"#$�9&�)::)($%*&�9$(�*<8)'')(6"C�



� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������	
��	�������������������������������������������� !!�� ������������" �#���������������$��""����#��� % �#���������" �#�� &���##�����'���#���� ����##��������" ��������(���������)�##��� �� *�������� $� �#�� ��(���#��������$ ##�� � ��#�%��+��,�- ��!��� �# ������$ � ��� �������$ ##��(,�.�%�� �������$ ##���/���)��������# �� �����#��##������"��#��" #����� �#�"�#�%�� �� ���������� ���� !!�*�0123456578970::5;2<1=7>=6745;21<22577?*� @A�"���#�� ���#��##��� � �""��#�� ��� B���� CCCCCCCCDD���ECCCCCCCCCCCD,� ��"�� ���%�� ��� B���� CCCCCCDD�ECCCCCCCCCDD,�� ���� ���� ���A�##��!��� �� ���������������� !!�*��������������������������F*�@A�"���#�����#��##��� �G����� ##��� ��AH*I*J*� ��G�)�##�����%�������'����!��� �)���� *�K*�H�����#��##��G��#�����#���7�����L��A�"���#����"�� ���%��� �#��)����� ���%����(�� M�� �!���N ������� �� � ���%���#������ ����#�����#�� �#������������� ���%��% ��)���!��� �������"������������%���� ��##��(��#�������'���#�#O� ������'����#O����� ##����%���L����� !!��PQRSTURVWXXYUSRVZT[[\T]]T[STSWUYVRQV̂YZYVZRV_TUTV̀ŴSRSPR̂̀WQWV[aY[YQ̀WVZYRV]UYbbRVPQRSTURV���#��##����*��012345657c97d<13<e35;37>=66=75f=1=7f15g=22<2=7��h<i5137=i=;2j<637;5;7f1=i3k237l7mj5i37f1=ee37n\oppRQR̂SUTbRWQYVo]]T[STQSYV̂RVUR̂YUqTrVQYRV[RpR#������ �#�#��������� $$ M�[\RQ̂RQZT̀TsR[YVXT̀W[StVZRVRQSUWZPUUYrVT[[\TSSWVŶỲPSRqWrV[YVqTURTQSRV̀uYVURSYUUtVW]]WUSPQYVQY[[\RQSYUŶ̂YVZY[[TVsPWQTVURP̂ R̀STVZYRV[TqWURVYV]YUVPQTVpT__RWUYVỲWQWpRTV
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� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������	
���
�������������������������������������������� !���������"!# �#��� !!���$��##"������ � !#� ���$"���# %������&&!�� #��� ����'����%� !���� ����#��%� !�(��''�������$ ���������#�� #��'��! %�������!! ����$��!�� ����� #��� �����"��� ���#������#��������! '���(���������������� !���������##�� � !�)*+!������� !���$$"� #��� �,���# #����� �����# �#����� ������$����$����#��$����� # ����-�#��� -� (�$��#����#��!������� !�#,���!�! '�� #������!.����$ %�������!�� #�������! '���)�+�! '�� #���������#��"#�� ������������## �#����� ������$����$����#�)������ �������% ���!!./�� !# #���� �!������������ �#�#��� !! �0)1)����$��-����#,����2" �#�����'��#��� !�$��#� ##����� !�3 ��#�! #���./�� !#�(���$"���# &�!��� � ##����&�# ���#����#�-�$ #�� !!.�/�� !# #�����#����4��-����# ��������"�#�-�$ #����!! ����$"%��������!����#��'��#���5���������'�%��# !��� ������"��$ ������� ���� ����# �%� !����# ���&�!���!�� ���"������#�����!���&��##�'��$6�����'��!������##������$����!�������#��/�� !#�(���$"���# &�!��� � ##����&�# ���#�����#�-�$ #�� !! �$��#��� �#�4�������������������"�#�-�$ # ����!����#��'��#�����������'�%�4��789:;;<=>:?@:A?9B:@<C=?>=>?DEC=B<FFDCDG?HD?IJHJK?L:B?MED>C=?LB:N<;C=?D<?LE>C<?O:PK?OQPK?ORPKO7P?Q<;;:BS?E>?C:BT<>:?TD;;<T=?@<?U?R<=B><?:>CB=?9E<?AD?I<CCD?@=NBS?LB=NN:@:B:?D?���"�'����!.�� �������% (���$�������"#�!���#���!�2" !����#�,����''������ ���$6� � �������!#���!�$��#� ##������$�!� ���!! �$��#��� �#�(� ��!�$ �����!������"��%����$�����$������' �#�� !!./)/)������!�� �����"&�#�����$6V���$"#����! �$ "%�������-���#�' ������� � �� � �%� ���!!���&&!�� %�����$��#� ##" !�)��W��LB=9:@:BS?DAAD?B<;=AEF<=>:?@:A?9=>CBDCC=?MEDA=BD?>:<?9=>QB=>C<?@:AAXDLLDACDC=B:?;<D?��#��'��"# Y�Z�AX:TD>DF<=>:?@<?E>?LB=NN:@<T:>C=?@:Q<><C<N=?97:?@<;L=>:?AXDLLA<9DF<=>:?@<?E>D?=?L<[?T<;EB:?@<?LB:N:>F<=>:?@<?9E<?DAAXDBCJ?\?@:AAD?A:RR:?]̂J_]J_̀Ua?>J?_b]\?:�� �!�� �##)�c������"��#����!! �!�����de)f)eghf��)�fif��''������ ���#��'��"# ����#��% ����$��� �� �� �� # ������"��$ #������-������������" ������!! ��# %����� �� !# �#�(����



� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������	
���
����������������������������������������� ��!��"������ ����#���������� ����������$$%����&�'�"(�%��"�%�%�����������#����"�"&)*��%��#����+��"%� %$��������$)������"%"����������&��%++��������#���,�-./012345/062..7/88298/:;4<206;0=>/.;?;5/:;4<20@210/3210@14648840?/.9/0645>A2<8/:;4<20�� �&)����+��"��'%" �&���������"�%� ���B��%��������"!��'���&�C�D%��&���� ��������+��"20.7/@@/.8/84120E/06;1;884094.8/<840/.0@/F/A2<84062;0./341;0�%$����'%"�%�%�%$����� %&������� %$����"%����$$��"��#�� %��#�"��� ������&��$��'%"��� %��&�"������C�G��H��+��"%�I������"�%��(�����������#�������"���"������ ������%����������$��''�� ��%�%&�+��"%���##%������%#���"� %'��%"+�� %��JI���������%����%�������%������$�+��"�������K� �&)�����%������������&�"��������&�"��%�'� ����K� ��&������J����&����LMN� %��OCG$��"C�LNMPQRRN�%� %��S%$���'%"��������#����&�"�OCTCSC�"U�VVW� %��QL� �&%'��%�LXXX��%�&�"�%$�%"�%'%"�%����&% %�%����J%�%&�+��"%� J�!!�&��C�� � � ������Y"�&���� ��������+��"%��%���"� %'��%"+�� %��JI���������%��(�%���� �#�K����##% %�%���������&�'%"��� ���������� �""���������%����������� �����H��+��"%�I������"�%,������%����H��+��"%�I������"�%��#�K���"����%�� ���������#��%���� %����&��+��"%� %!�"���#���%��.7232<8>/.20A/FF;41209@29/094982<>8/0@210;.054A@.28/A2<84062;0./341;Z09/.340232<8>/.;0'�$$����� �""����������% ��#�K� ������� �����%"%�%���$���"+����$"��%�(�����������''�� �#�������JI���������%���(������������������"����%��� %���� %!�"�+��"%� %��J%!!%���#�� �""����� ����������H��+��"%�I������"�%�'% %��'�C�Y"��$"��&��������"�"&��������������+��"%� %��&�"���������JI���������%����K��%"����[��%#���#%����%� ��&�"�����+��"%� %���������� %����#����%� %��&�"��%��� ���% �$%�����"�&�"���  ��������&�"����H��+��"%�I������"�%\�����'%��%�%�"%������%���� %����H��+��"%�I������"�%�'% %��'���%���%%��$$%���� ���"�%�#%"����"%���%�'�"%� ��QR�[#%"��\�$���"�� ����� �&)����+��"%� ��������+��"%C�



� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������	
���
����������������������������������������� !�������"���!�#$$������!%�&!�!����'(�����������!�����$$���(��%����!)��!������*!��!���$��"���*!��!���*��!�����%�+���(�!�&����! ���*���,��������$�-� .�$!��� !��.#$$�������!/�0�*��!�����%�+���(�!�&����! ���*���,��������$�-� .�$!����,!�������"���!�#$$������!��������!� !���(����""��!�$!�����$��&�!+(�� !����)���� �)������!&&!�!�&+�*1!����� ���.#$$�������!��!����&�!&&���!�*��!� ��23�4)!���5�+������ ����� ��,����"���!� ����&��("���!6���� ��!���%�������"���!�#$$������!�$��))! !���������������*�"���!�!� !$�&������&$!&!� !��.#$$�������!/�7!&&(�������!&��"���!�&(�����!+�����������*��!�!�&�&���"���!� !������&��("���!� !������������$�����!&&!�!���)������ ���.#$$�������!�$!������(���!�������� ��!��.� !*$�*!���� !��.�11��+�� !�������&!+��� !��!���!!��++!���� �����!�)!����!� !�������!��/� � � � � � � � ��������������8!&�����*(�'(!����!&���,!��+�������!&��"���!������ ��!��������&��("���!�$����� ����(�+��&�������������&����*!���� !�� ����/�� � � � � ����# ��))!�(��������&!+��� !��!��$!�!�! �������!�**�&&���!����$�&&!&&��&�� �������&����������������!� !����)����!&!+(���/�0�������&$!���)��$!���������!)�� !��*��!�����%� !��*���,�����%� !+���(�!�&����!� !�������!�!�&������&&���� .����� �������!�$����/�0����&�� ��*������������ ��������"���!�#$$������!�$��))! !���� �(��� !�!�*���"���!�$��))�&����� !�������&$!���)��!�����!����)��������)!�&���$�����!&&!�!���&�����������!� �����+�( �"����� ������/�0������������$�����!&&!�!�����!&9���&��������)!�������&�� ��(���&���� !��!�&!+(!�����$��!&�:�;�<=>?@A>BC>DD?EF>GHC?HCDHI>?ECJECF=EC>??K>AGEF@?@CLMCJH?CN>DEG@?>G@BCOHIP>CQ=DHA>G@C?KERD@AG@CJH?CSTUCJH??K>RR@IG>AHCJH??K>DD>?G@V�



� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������	
���
������������������������������������������������  ����!��������"�������#$ %� $&$��$�$�����!$������%%��!��#$�'()*+*,-*.,/(+01-*'(+2,+134(+5*,(''(,/+2)2.61*.2,523'1,1.7*+04.18,(''91312.28,(''(, $:���&&��#�����������������!�!����#�$�������!��$;���<4('*+(,'9=//('0(0*+2,-*>>200(,3+()1,*,+1/20402,)1*'(61*.1,521,/1(.1,51,?1-4+266(@�ABCDEFGFHIJKHLFMCBFNOBPDOHHQ��:� ��#$�:��!����� $���R��:��!� !�&$�����R���$:S$� !�T�:�"����������!$������U� �:�&$����#�$������$T����:SV��#����$���!���W�!!�����!!��#$��!!�"��!����$�#$��!!�"��!���WW����!���#��  $T��UX%%��!�!�����������Y�#$�$!!��#$� � %��#����$������$T�V�%�!�Y��$W$�!�� $�#$�� ���$������#$ %� $&$��$��$:���!�Z�[2,-*.02?0(61*.1,2,>(331*+1,+1-\12?02,2-*.*>1-\2,52''9=//('0(0*+2,5*)+(..*,2??2+2,�]]�$��!��$�"��!��W��"���!��:����%%� $!���$ �����$��:��!�]$�$!YT���$�"�#$���!��"$�$� !�]$�$!$�#���$���!$:��$�̂_���̂̀ �#���a�%$!���!��b��������%������c%����d�]]�$:S��efZgZ��h�_ij�#���_k��%�$���̀lllmT���%����#$�#�:�#��&��#�����%��%�$��%��!� �Z�nUX%%��!�!���T�W�!!������������%��%�$�����$��$�#����!��$��:�� ��#�$������$�����"�#����&$#�!!�T��� !��!�!!��$��!���!���#���$W��"�� $� �"%��������#$ %� $&$��$�#�����f$��&$����n����$T� ��&��%�!��� � %��#�������$!��#�����U� �:�&$����#������%�����%%��!�!���#���#$��!��$���:��#������!���$�#$������&��$����#$��������:��#�!!��!�:�$:���#������:��!�]$�$!Y�#�$������$T���:$o� �!!��%����#$��$ ���&$����#���:��!��!!����#����$ ��:$"��!��#$�!�!!$�$�#���$�:S��%�!�  ����#��$����������p!�&$����X%%��!��!�Z�q)2,.*.,?1,/+*-25(,(''9(--*+5*,r*.(+1*8,'(,5271.161*.2,5�����:��!����� $��!����UXZXZ���'9=//('0(0*+28,1.?*+02,54+(.02,'s2?2-461*.2,-*>2,(',02+>1.2,52',-*.0+(00*8,<4('2,-\2, $������������!����!�:�$:�T��""$�$ !��!$������$��$#$:�T�:�"%�� �����:��!����� $�� ���U$�!��%��!�&$����#���:��!��!!�� !�  �T�:S������ $� ����%�!�!��#�W$�$���$���$��(>>1.1?0+(01)(8,(.-\2,(00+()2+?*,'9(+0@,t,-*>>(,u@,'200@,.v,w@,[3?@,xtyz{||t8,2z*,(,



� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������	
���
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Ripartizione scientifica  (SpCat 1)

Piano Seminterrato  (Cat 1)

Opere edili   (SbCat 1)

1 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

06/05/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

Area oggetto di intervento 100,50 3,000 301,50

SOMMANO m² 301,50 6,53 1´968,80

2 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

06/05/2010 ceramica

Area oggetto di intervento 999,670 999,67

SOMMANO m² 999,67 7,52 7´517,52

3 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a Area oggetto di intervento 999,67 0,050 49,98

06/05/2010

SOMMANO m³ 49,98 23,83 1´191,02

4 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

06/05/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´327,27 3´327,27

5 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

06/05/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´320,56 3´320,56

6 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la

R.02.080.030 rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di

.a coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al

06/05/2010 luogo di deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione

di controsoffitti in metallo

area oggetto di intervento 403,76 403,76

SOMMANO m² 403,76 5,02 2´026,88

7 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato

R.02.110.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

06/05/2010 dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

6,00 1,300 2,100 16,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,38 19´352,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,38 19´352,05

13,00 0,900 2,100 24,57

SOMMANO m² 40,95 8,13 332,92

8 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

06/05/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

area oggetto di intervento 85,30 3,000 255,90

SOMMANO m² 255,90 4,56 1´166,90

9 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

06/05/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

301,50 0,100 30,15

999,67 0,030 29,99

49,98 49,98

403,76 0,050 20,19

40,95 0,050 2,05

255,90 0,030 7,68

SOMMANO m³ 140,04 25,68 3´596,23

10 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

06/05/2010 140,04 140,04

SOMMANO m³ 140,04 31,58 4´422,46

11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

06/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

140,04 140,04

SOMMANO m³ 140,04 4,20 588,17

12 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

U.09.010.130 trasporto di piccole dimensioni per movimentazione

.a dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di

06/05/2010 riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole di dimensioni

140,04 140,04

SOMMANO m³ 140,04 40,89 5´726,24

13 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

06/05/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

area oggetto di intervento 121,00 3,000 363,00

a detrarre porte -11,00 0,800 2,100 -18,48

a detrarre porte -4,00 1,500 2,100 -12,60

Sommano positivi m² 363,00

Sommano negativi m² -31,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 331,92 35´184,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331,92 35´184,97

SOMMANO m² 331,92 24,47 8´122,08

14 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

06/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

area ggetto di intervento 999,67 999,67

SOMMANO m² 999,67 14,18 14´175,32

15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

06/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

area oggetto di intervento 5,00 999,67 4´998,35

area oggetto di intervento 5,00 1009,54 5´047,70

SOMMANO m² 10´046,05 0,86 8´639,60

16 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5

E.07.020.040 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi

.a preesistenti Malta autolivellante dello spessore non

06/05/2010 inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di

sottofondi preesistenti

area oggetto di intervento 999,67 999,67

SOMMANO m² 999,67 4,31 4´308,58

17 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino,

E.13.020.050 scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera

.a su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

06/05/2010 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco

compresi tagli e sfridi: Bianco venato

ambiente

7 18,09 18,09

10 34,97 34,97

11 18,58 18,58

13 17,59 17,59

14 14,76 14,76

15 15,20 15,20

16 31,95 31,95

SOMMANO m² 151,14 99,65 15´061,10

18 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma,

NP060 esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

06/05/2010 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma

sintetica al 100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire

il lavoro compiuto a regola d'arte.

ambiente

1 34,29 34,29

2 34,05 34,05

3 14,68 14,68

4 24,56 24,56

5 15,40 15,40

6 18,47 18,47

12 67,04 67,04

19 34,02 34,02

22 100,10 100,10

23 34,07 34,07

30 31,63 31,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 408,31 85´491,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 408,31 85´491,65

31 16,46 16,46

38 19,94 19,94

SOMMANO m2 444,71 70,39 31´303,14

19 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

06/05/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

AMBIENTE

34 59,70 59,70

40 16,22 16,22

41 16,62 16,62

37 63,89 63,89

35 27,50 27,50

SOMMANO m² 183,93 39,67 7´296,50

20 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura

E.13.040.030 opaca, elevata durezza e resistenza per

.e pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle

06/05/2010 norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi,

pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

AMBIENTE

8 6,53 6,53

9 5,89 5,89

18 11,87 11,87

18a 1,98 1,98

18b 1,98 1,98

20 21,15 21,15

20a 1,98 1,98

20b 3,46 3,46

21 33,00 33,00

21a 3,44 3,44

21b 1,98 1,98

24 6,00 6,00

25 7,50 7,50

26 5,00 5,00

27 8,25 8,25

28 9,40 9,40

29 8,25 8,25

32 16,69 16,69

33 14,77 14,77

39 32,46 32,46

36 21,04 21,04

SOMMANO m² 222,62 45,60 10´151,47

21 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

E.16.020.003 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza

.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le

06/05/2010 murature con uno strato protettivo Arricciatura di

murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana

soffitto 999,67 999,67

pareti 985,26 4,200 4´138,09

SOMMANO m² 5´137,76 2,82 14´488,48

22 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

06/05/2010 premiscelato di fondo base calce

voce precedente 5137,76 5´137,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´137,76 148´731,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´137,76 148´731,24

SOMMANO m² 5´137,76 7,87 40´434,17

23 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

06/05/2010 premiscelato a base di calce

voce precedente 5137,76 5´137,76

SOMMANO m² 5´137,76 8,36 42´951,67

24 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con

.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

06/05/2010 voce precedente 5137,76 5´137,76

SOMMANO m² 5´137,76 2,34 12´022,36

25 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

E.21.020.040 coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

.b superfici interne con idropittura traspirante e

06/05/2010 idrorepellente

voce precedente 5137,76 5´137,76

SOMMANO m² 5´137,76 5,48 28´154,92

26 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

06/05/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

AMBIENTI PARETI

34 32,52 1,800 58,54

40 17,61 1,800 31,70

41 16,99 1,800 30,58

37 32,60 1,800 58,68

35 23,37 1,800 42,07

8 10,28 2,000 20,56

9 10,29 2,000 20,58

18 21,98 2,000 43,96

18a 5,80 2,000 11,60

18b 5,80 2,000 11,60

20 32,96 2,000 65,92

20a 5,80 2,000 11,60

20b 7,44 2,000 14,88

21 35,50 2,000 71,00

21a 7,42 2,000 14,84

21b 5,80 2,000 11,60

24 9,79 2,000 19,58

25 11,00 2,000 22,00

26 9,79 2,000 19,58

27 12,25 2,000 24,50

28 13,37 2,000 26,74

29 12,25 2,000 24,50

32 16,35 2,000 32,70

33 15,48 2,000 30,96

39 23,55 2,000 47,10

36 21,83 2,000 43,66

SOMMANO m² 811,03 36,36 29´489,05

27 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

06/05/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´783,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´783,41

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

area interessata dai lavori 999,67 999,67

SOMMANO m² 999,67 21,80 21´792,81

28 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le

E.15.080.020 superfici a vista lucidate e coste rifilate o

.a semplicemente smussate, posto in opera con idoneo

06/05/2010 collante comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm

AMBIENTI

17,54 17,54

25,48 25,48

20,32 20,32

18,56 18,56

15,92 15,92

15,62 15,62

23,58 23,58

SOMMANO m 137,02 11,27 1´544,22

29 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente

NP059 da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

14/06/2010 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e

di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a

regola d'arte.

210,75 210,75

SOMMANO m 210,75 14,37 3´028,48

30 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

06/05/2010 5,00 0,80 2,100 8,40

5,00 0,80 2,100 8,40

1,00 0,90 2,100 1,89

5,00 1,50 2,100 15,75

SOMMANO m2 34,44 172,96 5´956,74

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 334´105,66

Parziale Piano Seminterrato  (Cat 1) euro 334´105,66

Adeguamento sismico  (Cat 7)

31 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti

R.02.060.060 e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,

.a acciottolato, pavimento alla veneziana e simili,

06/05/2010 compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di

pavimento

447,90 447,90

223,30 223,30

447,90 447,90

SOMMANO m² 1´119,10 10,64 11´907,22

32 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito,

R.02.060.120 compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

06/05/2010 scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo

alleggerito

1119,10 0,200 223,82

SOMMANO m³ 223,82 94,03 21´045,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´058,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´058,67

33 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di

R.02.060.110 vespaio in pietrame

.a 1119,10 1,100 1´231,01

06/05/2010

SOMMANO m³ 1´231,01 12,53 15´424,56

34 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

06/05/2010 fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata

di materiali di risulta

1119,10 0,100 111,91

223,82 223,82

1231,01 1´231,01

SOMMANO m³ 1´566,74 25,68 40´233,88

35 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

06/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

1566,74 1´566,74

1000,00 1´000,00

SOMMANO m³ 2´566,74 4,20 10´780,31

36 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento

E.01.040.030 dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

.b impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

06/05/2010 preesistente  ... d il costipamento prescritto. Compreso

ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente

da impianti di frantumazione

447,90 0,600 268,74

223,30 0,600 133,98

447,90 0,600 268,74

SOMMANO m³ 671,46 23,70 15´913,60

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 115´305,36

Opere strutturali  (SbCat 2)

37 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo

E.03.010.010 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i

06/05/2010 calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25

447,90 0,600 268,74

223,30 0,600 133,98

447,90 0,600 268,74

SOMMANO m³ 671,46 96,82 65´010,76

38 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C,

E.03.040.010 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del

.a 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a

06/05/2010 misura, sagomato  ... rido, legature ed ogni altro onere,

nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio

in barre per armature

16,00 447,90 1,578 11´308,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´308,58 514´421,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´308,58 514´421,78

16,00 223,30 1,578 5´637,88

16,00 447,90 1,578 11´308,58

SOMMANO kg 28´255,04 1,07 30´232,89

39 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato

U.05.010.050 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o

.a colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

06/05/2010 l'allontanamento del materiale  ... to entro 5 km di

distanza; con misurazione del volume in opera

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato

bituminoso

217,92 1,300 0,100 28,33

SOMMANO m³ 28,33 17,55 497,19

40 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

U.05.010.060 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

06/05/2010 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi

tipo

217,92 1,300 0,300 84,99

SOMMANO m³ 84,99 7,16 608,53

41 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E.01.020.010 compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

.a fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

06/05/2010 automezzi ed il  ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)

217,92 2,000 2,500 1´089,60

SOMMANO m³ 1´089,60 4,27 4´652,59

42 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni

E.01.020.020 metro o frazione di metro di maggiore profondità da

.a oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

06/05/2010 pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)

217,92 2,000 2,000 871,68

217,92 2,000 1,000 435,84

SOMMANO m³ 1´307,52 1,07 1´399,05

43 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

06/05/2010 fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata

di materiali di risulta

28,33 28,33

84,99 84,99

1089,60 1´089,60

SOMMANO m³ 1´202,92 25,68 30´890,99

44 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

06/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

1202,920 1´202,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´202,92 582´703,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´202,92 582´703,02

SOMMANO m³ 1´202,92 4,20 5´052,26

45 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.a armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

06/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere di fondazione

2,00 217,92 1,400 610,18

SOMMANO m² 610,18 20,95 12´783,27

46 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo

E.03.010.010 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i

06/05/2010 calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25

217,92 1,200 1,400 366,11

SOMMANO m³ 366,11 96,82 35´446,77

47 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

06/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

366,11 100,000 36´611,00

SOMMANO kg 36´611,00 2,03 74´320,33

48 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al

E.01.040.020 bordo comprendente costipamento della terra secondo

.a prescrizioni del Csd’A e irrorazione di acqua con

06/05/2010 esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a

bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con

materiale al bordo

217,92 2,000 2,500 1´089,60

217,92 1,200 1,400 366,11

SOMMANO m³ 1´455,71 6,40 9´316,54

49 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una

E.08.020.010 testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi

.b oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature,

06/05/2010 spigoli, riseghe, ecc., ...  renda necessario a realizzare

l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni

comuni: con malta di cemento e sabbia

21,54 0,750 4,000 64,62

SOMMANO m³ 64,62 275,87 17´826,72

50 Perforazione di muratura, del diametro fino a mm 150

NP096 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con

06/05/2010 getto d'acqua equipaggiata con corona perforante.

Compreso gli oneri per impianto macchinari lunghezza

fino a mt 5 - riferimento ragguagliato voce

R.05.10.110.a Tariffa Campania 2008

ancoraggio piastre di fondazione

PARETI INTERNE diametro foro 15 cm.

lato sx (passo 0.5)x(par.ug.=2x165,50/0,50) 662,00 0,85 15,000 8´440,50

lato centrale (passo 0.5)x(par.ug.=2x105,38/0,50) 421,52 0,85 15,000 5´374,38

lato sx (passo 0.5)x(par.ug.=2x165.50/0,50) 662,00 0,85 15,000 8´440,50

cordolo perimetrale di fondazione (par.ug.=2x( 184.52+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´255,38 737´448,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´255,38 737´448,91

18.30+15.10)/0.50) 871,68 0,50 15,000 6´537,60

SOMMANO m*cm 28´792,98 8,95 257´697,17

51 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

06/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

PARETI INTERNE

lato sx (passo 0.5)x(par.ug.=2x165,50/0,50) 662,00 2,00 3,551 4´701,52

lato centrale (passo 0.5)x(par.ug.=2x105,38/0,50) 421,52 2,00 3,551 2´993,64

lato sx (passo 0.5)x(par.ug.=2x165.50/0,50) 662,00 2,00 3,551 4´701,52

fondazione (par.ug.=2x( 184.52+18.30+15.10)/0.50) 871,68 1,00 3,551 3´095,34

SOMMANO kg 15´492,02 2,03 31´448,80

52 Malta espansiva tipo Emaco per riempimento

NP097 perforazioni armate eseguite in muratura.

06/05/2010 PARETI INTERNE

Lato sx (passo 0.50)x(par. ug.=2x165.50/0.50)x(H/

peso=3,14x0.075x0.075) 662,00 0,85 0,018 10,13

centrale  (passo 0.50)x(par. ug.=2x105.38/0.50)x(H/

peso=3,14x0.075x0.075) 421,52 0,85 0,018 6,45

lato sx  (passo 0.50)x(par. ug.=2x165.50/0.50)x(H/

peso=3,14x0.075x0.075) 662,00 0,85 0,018 10,13

FONDAZIONI  (par. ug.=2(184.52x18.30+15.10)/

0.50)x(H/peso=3,14x0.075x0.075) 871,61 0,50 0,018 7,84

SOMMANO kg 34,55 2,33 80,50

53 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per

NP098 realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

06/05/2010 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per

diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n.

8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

sviluppo lineare delle pareti pari a ml. 248 248,00 3,000 744,00

SOMMANO m2 744,00 154,43 114´895,92

54 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

06/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

PARETI DI PLACCAGGIO (INTERNO ED ESTERNO)

Piano seminterrato 2,00 248,00 3,000 1´488,00

SOMMANO m² 1´488,00 27,60 41´068,80

55 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

06/05/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

Rete maglia 10x10 f8 - piano seminterrato 2,00 248,00 3,000 7,980 11´874,24

SOMMANO kg 11´874,24 1,92 22´798,54

56 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´205´438,64
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R I P O R T O 1´205´438,64

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

06/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

PARETI DI PLACCAGGIO

n. 8 fori per mq 8,00 248,00 3,000 1,578 9´392,26

SOMMANO kg 9´392,26 2,03 19´066,29

57 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.040 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di

06/05/2010 consistenza S4 o S5 eseguito s ... oli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/

mm²

PARETI DI PLACCAGGIO 2,00 248,00 0,150 3,000 223,20

SOMMANO m³ 223,20 126,67 28´272,74

58 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica

NP099 con strutture di natura diversa mediante il taglio degli

06/05/2010 elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di

collegamento e la crea ... fiuto connesse, per m2 di

superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in pianta

per altezza del piano di contatto)

85,00 3,000 255,00

SOMMANO m2 255,00 50,86 12´969,30

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 816´335,95

Parziale Adeguamento sismico  (Cat 7) euro 931´641,31

Piano Seminterrato  (Cat 1)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

59 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

06/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

bio banca 2,00

uffici 2,00

wc - spogliatoio 4,00

stabulario 6,00

SOMMANO cad 14,00 30,30 424,20

60 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP014 ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

07/06/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

bio banca 2,00 1,00 2,00

uffici 2,00 1,00 2,00

wc - spogliatoio 2,00 1,00 2,00

stabulario 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 14,00 167,94 2´351,16

61 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP015 ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di

06/05/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´268´522,33
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R I P O R T O 1´268´522,33

conduttori del tipo H07V- ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

zona uffici 2,00 7,00 14,00

zona wc - spogliatoio 2,00 2,00 4,00

stabulario 38,00 2,00 76,00

bio banca 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cadauno 104,00 115,62 12´024,48

62 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

06/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

bio banca 2,00 2,00 4,00

uffici 1,00 3,00 3,00

wc - spogliatoio 2,00 2,00 4,00

stabulario 2,00 6,00 12,00

SOMMANO cad 23,00 41,23 948,29

63 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.150. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

f muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

07/06/2010 sezione minima di  ... , ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10 A

Punto presa 10A funzionale a tenuta

bio banca 7,00 4,00 28,00

uffici 7,00 4,00 28,00

wc - spogliatoio 3,00 4,00 12,00

stabulario 15,00 4,00 60,00

SOMMANO cad 128,00 48,31 6´183,68

64 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

06/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

BIO BANCA 7,00

uffici 7,00

stabulario 12,00

SOMMANO cadauno 26,00 175,49 4´562,74

65 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

12/05/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

bio banca 7,00 4,00 28,00

uffici 7,00 4,00 28,00

wc - spogliatoio 3,00 4,00 12,00

stabulario 15,00 4,00 60,00

SOMMANO cad 128,00 27,00 3´456,00

66 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

i OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´295´697,52
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R I P O R T O 1´295´697,52

12/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x50 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 20,43 612,90

67 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

c OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

12/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x25 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 5,54 277,00

68 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

12/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 4,36 218,00

69 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

g OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

12/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x25 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 13,75 412,50

70 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

12/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 4,36 218,00

71 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

12/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

30,00

SOMMANO m 30,00 8,43 252,90

72 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

12/05/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

2,00 60,00 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120,00 1´297´688,82
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R I P O R T O 120,00 1´297´688,82

SOMMANO m 120,00 27,45 3´294,00

73 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

12/05/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

bio banca 40,00

uffici 37,00

wc spogliatoio 17,00

stabulario 100,00

SOMMANO cad 194,00 173,93 33´742,42

74 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.040. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

b lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

07/06/2010 protezione IP 40, a ... rd e di tutti gli accessori di finitura

e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad

elevato rendimento 2x36 W

bio banca 1,00

uffici 2,00

wc spogliatoio 4,00

SOMMANO cad 7,00 142,00 994,00

75 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

12/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

5,00

SOMMANO cad 5,00 92,91 464,55

76 Fornitura e posa in opera di quadro generale di

NP017 distribuzione BT, di protezione e comando delle linee di

12/05/2010 alimentazione normale e privilegiata, costituita dagli

elementi descritti c ...  e montaggio in opera, comprese

tutte le apparecchiature di controllo e visualizzazione,

voltametro, amperometri ecc.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 19´510,40 19´510,40

77 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

12/05/2010 quadro di distribuzione del piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

78 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

07/06/2010 bio banca 1,00

uffici 1,00

wc spogliatoio 1,00

stabulario 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 9´385,26 37´541,04

79 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea

NP021 privilegiata come da tavola di progetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´403´919,86



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´403´919,86

12/05/2010 alimentazione UPS piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´455,08 8´455,08

80 Fornitura e posa in opera di quadro di condizionamento

NP022 QCDZ come da tavola di progetto

12/05/2010 alimentazione generale UTA 1 1,00

alimentazione generale UTA 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 15´011,63 30´023,26

81 Fornitura e posa in opera di quadro di alimentazione

NP023 inverter elettropompe alimentazione fan coils

12/05/2010 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12´146,56 24´293,12

82 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare

L.15.030.050. il carico con corrente alternata trifase 380 V/220 V-50

c Hz, stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in

12/05/2010 presenza  ... erifica autonomia residua, pannello di

controllo, compresa l'attivazione dell'impianto potenza

apparente nominale 15 KVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 19´818,91 19´818,91

83 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

12/05/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70

60,00

SOMMANO cad 60,00 6,46 387,60

84 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

12/05/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,40 280,00

85 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

12/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

cavi impianto 143,00 143,00

SOMMANO m 143,00 2,47 353,21

86 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

12/05/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´487´531,04
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R I P O R T O 1´487´531,04

distribuzione apparecchi 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,28 218,40

87 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

12/05/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

88 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

12/05/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

bio banca 10,00

uffici 11,00

w.c. - spogliatoio 3,00

stabulario 28,00

SOMMANO cad 52,00 103,75 5´395,00

89 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

12/05/2010 1,00

SOMMANO cad 1,00 221,74 221,74

90 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono

b bitonale, da interno, 110 db a 1

12/05/2010 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,88 53,88

91 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

12/05/2010 alimentazione rilevatori 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 2,12 424,00

92 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad

L.16.020.070. indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V

b c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: di gas

12/05/2010 metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per

impianti

laboratorio 2,00

SOMMANO cad 2,00 522,67 1´045,34

93 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

12/05/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 1´496´403,92
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R I P O R T O 20,00 1´496´403,92

SOMMANO cad 20,00 152,89 3´057,80

94 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

12/05/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,40 208,40

95 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

12/05/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 45,46 45,46

96 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

12/05/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50,60 50,60

97 Idrante UNI 145

NP065 1,00

12/05/2010

SOMMANO cadauno 1,00 39,00 39,00

98 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

12/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

5,00

SOMMANO m 5,00 18,61 93,05

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 234´151,26

Opere edili   (SbCat 1)

99 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.f femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

12/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 185,40 185,40

100 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

12/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´500´292,53
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101 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

12/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircolo acqua calda 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 7,84 274,40

102 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.e del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

12/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/4

acqua calda 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 16,44 575,40

103 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

12/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

Acqua fredda 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 18,61 651,35

104 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CB 5,00

SOMMANO cad 5,00 49,72 248,60

105 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

dal collettore CD 6,00

SOMMANO cad 6,00 44,47 266,82

106 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CB 2,00

dal collettore CD 3,00

SOMMANO cad 5,00 45,61 228,05

107 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 2,00

12/05/2010

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,00 1´502´537,15

SOMMANO cadauno 2,00 25,12 50,24

108 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

SOMMANO cad 0,00 49,72 0,00

109 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

4,00

6,00

SOMMANO cad 10,00 49,72 497,20

110 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

12/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

2,00

3,00

SOMMANO cad 5,00 45,61 228,05

111 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

12/05/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

5,00

SOMMANO cad 5,00 365,06 1´825,30

112 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

12/05/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

2,00

3,00

SOMMANO cad 5,00 251,48 1´257,40

113 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

12/05/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

10,00

SOMMANO cad 10,00 45,81 458,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´506´853,44
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114 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

12/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,42 371,00

115 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

12/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 75 mm

scarico 5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 11,15 557,50

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 7´883,71

gas medicali  (SbCat 6)

116 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.d stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

12/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 16x1,0

alimentazione gas laboratori x lungh. 50x1.3 2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 5,88 764,40

117 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

12/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

montanti principali 1,30 20,00 26,00

SOMMANO m 26,00 9,73 252,98

118 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

d compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

12/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 1"

intercettazione linea gas 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,94 23,94

119 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

c compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

12/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 3/4"

intercettazione circuiti secondari 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,85 67,40

120 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070.f 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

COMMITTENTE: 
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12/05/2010 compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

intercettazione alimentazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,58 40,58

121 Opere murarie connesse alla realizzazione

NP087 dell'impianto, compreso apertura e chiusura di tracce e

12/05/2010 fori, supporti e sostegni per le tubazioni,

compartimentazioni e quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´586,97 3´586,97

122 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

156,00

SOMMANO m 156,00 3,80 592,80

Parziale gas medicali  (SbCat 6) euro 5´329,07

Impianti termici  (SbCat 5)

123 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

12/05/2010 distribuzione aria - acciaio zincato

canali mandata 1,30 90,00 8,500 994,50

canali ripresa 1,30 50,00 8,500 552,50

SOMMANO kg 1´547,00 6,22 9´622,34

124 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

12/05/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata 1,30 90,000 117,00

SOMMANO mq 117,00 14,26 1´668,42

125 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

12/05/2010 10,00

SOMMANO cad 10,00 65,40 654,00

126 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.b opera Da mm 225X225

12/05/2010 15,00

SOMMANO cad 15,00 74,89 1´123,35

127 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

COMMITTENTE: 
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12/05/2010 2,00

4,00

SOMMANO cad 6,00 55,99 335,94

128 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse

C.06.020.070 inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio

.z35 con viti in vista, io opera Da mm 600X400

12/05/2010 4,00

SOMMANO cad 4,00 61,55 246,20

129 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

12/05/2010 400X600

2,00

SOMMANO cad 2,00 67,24 134,48

130 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

12/05/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

20,00 3,00 60,00

SOMMANO m 60,00 23,56 1´413,60

131 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

12/05/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

6,00

SOMMANO cad 6,00 148,40 890,40

132 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

12/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

6,00

SOMMANO cad 6,00 634,27 3´805,62

133 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

12/05/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

2,00 1900,000 3´800,00

SOMMANO w 3´800,00 0,16 608,00

134 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

14/06/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

COMMITTENTE: 
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collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,99 171,98

135 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

12/05/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 81,15 649,20

136 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

12/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

2,00 60,000 120,00

SOMMANO m 120,00 27,38 3´285,60

137 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

12/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

2,00 39,000 78,00

SOMMANO m 78,00 24,42 1´904,76

138 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

12/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

2,00 19,50 39,00

SOMMANO m 39,00 26,80 1´045,20

139 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.b opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

12/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

2,00 13,00 26,00

SOMMANO m 26,00 20,02 520,52

140 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

12/05/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 9,28 482,56

COMMITTENTE: 
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141 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.a opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

12/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

2,00 78,00 156,00

SOMMANO m 156,00 17,20 2´683,20

142 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

12/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

2,00 65,000 130,00

SOMMANO m 130,00 7,51 976,30

143 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

12/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

39,00 39,00

26,00 26,00

52,00 52,00

156,00 156,00

SOMMANO m 273,00 3,48 950,04

144 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.f a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN50 (2")

78,000 78,00

SOMMANO m 78,00 19,73 1´538,94

145 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.e a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)

39,00

SOMMANO m 39,00 17,76 692,64

146 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.d a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

26,00

SOMMANO m 26,00 16,22 421,72

147 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.c a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

COMMITTENTE: 
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spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN25 (1")

52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 13,72 713,44

148 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

12/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

156,00 156,00

SOMMANO m 156,00 3,80 592,80

149 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC,

NP079 compreso linee elettriche di alimentazione, collegamenti

12/05/2010 equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta

regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´865,57 5´731,14

150 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia

C.06.030.020 aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti

.f , portelle di ispezione, motore preddisposto a doppia

12/05/2010 alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP

54, in opera Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´575,78 1´575,78

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 44´438,17

Parziale Piano Seminterrato  (Cat 1) euro 291´802,21

Piano Terra (didattica)  (Cat 2)

Opere edili   (SbCat 1)

151 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

12/05/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

189,00 3,000 567,00

SOMMANO m² 567,00 6,53 3´702,51

152 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

12/05/2010 ceramica

1065,43 1´065,43

SOMMANO m² 1´065,43 7,52 8´012,03

153 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a Vedi voce n° 152 [m² 1 065.43] 0,050 53,27

12/05/2010

SOMMANO m³ 53,27 23,83 1´269,42

154 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´570´533,14
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R I P O R T O 1´570´533,14

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

12/05/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

0,70

SOMMANO a corpo 0,70 3´327,27 2´329,09

155 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

12/05/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

0,70

SOMMANO a corpo 0,70 3´320,56 2´324,39

156 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la

R.02.080.030 rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di

.a coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al

12/05/2010 luogo di deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione

di controsoffitti in metallo

Vedi voce n° 152 [m² 1 065.43] 1´065,43

SOMMANO m² 1´065,43 5,02 5´348,46

157 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato

R.02.110.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

12/05/2010 dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

39,00 0,800 2,100 65,52

26,00 1,500 2,100 81,90

SOMMANO m² 147,42 8,13 1´198,52

158 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

12/05/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

573,28 3,000 1´719,84

SOMMANO m² 1´719,84 4,56 7´842,47

159 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

R.02.120.010 che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta,

.a bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,

12/05/2010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di

apparecchi igienico sanitari

wc 8,00

lavabo 6,00

SOMMANO cad 14,00 6,27 87,78

160 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

R.02.120.020 murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi

.c diversi da 2" fino a 4"

12/05/2010 wc 8,00 5,00 40,00

lavabo 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 70,00 6,90 483,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´590´146,85
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R I P O R T O 1´590´146,85

161 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

12/05/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

567,00 0,100 56,70

1065,43 0,030 31,96

75,15

1065,43 0,050 53,27

147,42 0,050 7,37

1719,84 0,030 51,60

14,00 0,300 4,20

70,00 0,100 7,00

SOMMANO m³ 287,25 25,68 7´376,58

162 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

12/05/2010 Vedi voce n° 161 [m³ 287.25] 287,25

SOMMANO m³ 287,25 31,58 9´071,36

163 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

12/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

Vedi voce n° 162 [m³ 287.25] 287,25

SOMMANO m³ 287,25 4,20 1´206,45

164 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

U.09.010.130 trasporto di piccole dimensioni per movimentazione

.a dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di

12/05/2010 riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole di dimensioni

Vedi voce n° 163 [m³ 287.25] 287,25

SOMMANO m³ 287,25 40,89 11´745,65

165 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

12/05/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

143,50 3,000 430,50

A detrarre -29,00 0,800 2,100 -48,72

A detrarre -16,00 1,500 2,100 -50,40

Sommano positivi m² 430,50

Sommano negativi m² -99,12

SOMMANO m² 331,38 24,47 8´108,87

166 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

12/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

1065,43 1´065,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´065,43 1´627´655,76
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R I P O R T O 1´065,43 1´627´655,76

SOMMANO m² 1´065,43 14,18 15´107,80

167 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

12/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

5,00 1065,43 5´327,15

5,00 1065,43 5´327,15

SOMMANO m² 10´654,30 0,86 9´162,70

168 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5

E.07.020.040 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi

.a preesistenti Malta autolivellante dello spessore non

12/05/2010 inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di

sottofondi preesistenti

1065,43 1´065,43

SOMMANO m² 1´065,43 4,31 4´592,00

169 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino,

E.13.020.050 scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera

.a su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

12/05/2010 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco

compresi tagli e sfridi: Bianco venato

ambiente

1 65,62

6 104,00

3 80,77

7 80,65

10 16,00

2 65,62

4 75,00

8 35,00

9 39,00

13 24,00

19 24,00

28 28,50

20 44,27

22 23,65

29 28,00

24 24,00

25 23,13

26 87,77

30 27,50

SOMMANO m² 896,48 99,65 89´334,23

170 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

12/05/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

ambiente

11 33,66 33,66

12 18,62 18,62

28 22,00 22,00

27 19,00 19,00

SOMMANO m² 93,28 39,67 3´700,42

171 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

E.16.020.003 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´749´552,91
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R I P O R T O 1´749´552,91

.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le

12/05/2010 murature con uno strato protettivo Arricciatura di

murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana

ambiente

1 65,62

6 104,00

3 80,77

7 80,65

10 16,00

2 65,62

4 75,00

8 35,00

9 39,00

13 24,00

19 24,00

28 28,50

20 44,27

22 23,65

29 28,00

24 24,00

25 23,13

26 87,77

31 44,50

ambiente soffitti

11 33,66 33,66

12 18,62 18,62

28 22,00 22,00

27 19,00 19,00

ambiente pareti

1 32,74 3,000 98,22

6 46,14 3,000 138,42

3 38,88 3,000 116,64

7 38,20 3,000 114,60

10 16,00 3,000 48,00

2 32,96 3,000 98,88

4 37,55 3,000 112,65

9 29,20 3,000 87,60

9 16,10 3,000 48,30

13 21,27 3,000 63,81

19 20,00 3,000 60,00

18 21,40 3,000 64,20

20 25,17 3,000 75,51

22 21,47 3,000 64,41

23 21,40 3,000 64,20

29 35,43 3,000 106,29

24 19,63 3,000 58,89

25 38,50 3,000 115,50

27 37,10 3,000 111,30

30 19,50 3,000 58,50

11 51,48 1,000 51,48

12 41,77 1,000 41,77

28 36,77 1,000 36,77

27 41,77 1,000 41,77

SOMMANO m² 2´884,47 2,82 8´134,21

172 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

12/05/2010 premiscelato di fondo base calce

Vedi voce n° 171 [m² 2 884.47] 2´884,47

SOMMANO m² 2´884,47 7,87 22´700,78

173 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

12/05/2010 premiscelato a base di calce

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´780´387,90
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R I P O R T O 1´780´387,90

Vedi voce n° 172 [m² 2 884.47] 2´884,47

SOMMANO m² 2´884,47 8,36 24´114,17

174 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con

.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

12/05/2010 Vedi voce n° 173 [m² 2 884.47] 2´884,47

SOMMANO m² 2´884,47 2,34 6´749,66

175 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

E.21.020.040 coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

.b superfici interne con idropittura traspirante e

12/05/2010 idrorepellente

Vedi voce n° 174 [m² 2 884.47] 2´884,47

SOMMANO m² 2´884,47 5,48 15´806,90

176 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

12/05/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

AMBIENTE

11 51,48 2,000 102,96

12 41,77 2,000 83,54

34 25,20 2,000 50,40

33 25,60 2,000 51,20

28 36,77 2,000 73,54

SOMMANO m² 361,64 36,36 13´149,23

177 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

12/05/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

1 65,62 65,62

6 104,00 104,00

3 80,77 80,77

7 80,65 80,65

10 16,00 16,00

2 65,62 65,62

4 75,00 75,00

8 35,00 35,00

9 39,00 39,00

13 24,00 24,00

19 24,00 24,00

18 28,50 28,50

20 44,27 44,27

22 23,65 23,65

23 28,00 28,00

29 40,00 40,00

24 23,13 23,13

25 87,77 87,77

26 81,00 81,00

30 17,40 17,40

11 33,66 33,66

12 18,62 18,62

28 22,00 22,00

27 19,00 19,00

SOMMANO m² 1´076,66 21,80 23´471,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´863´679,05
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R I P O R T O 1´863´679,05

178 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le

E.15.080.020 superfici a vista lucidate e coste rifilate o

.a semplicemente smussate, posto in opera con idoneo

12/05/2010 collante comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm

Ambiente / parete

1 32,74 32,74

6 46,14 46,14

3 38,88 38,88

7 38,20 38,20

10 16,00 16,00

2 32,96 32,96

4 37,55 37,55

9 29,20 29,20

9 16,10 16,10

13 21,27 21,27

19 20,00 20,00

18 21,40 21,40

20 25,17 25,17

22 21,47 21,47

23 21,40 21,40

29 35,43 35,43

24 19,63 19,63

25 38,50 38,50

27 37,10 37,10

30 19,50 19,50

31 28,00 28,00

1

SOMMANO m 596,64 11,27 6´724,13

179 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

12/05/2010 2,00 0,600 2,100 2,52

6,00 0,800 2,100 10,08

18,00 0,800 2,100 30,24

1,00 1,100 2,100 2,31

10,00 1,200 2,100 25,20

3,00 1,500 2,100 9,45

1,00 2,000 2,100 4,20

SOMMANO m2 84,00 172,96 14´528,64

180 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

E.18.160.130 acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

.c tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e

14/06/2010 maniglia esterna dotata di serratura

4,00

SOMMANO cad 4,00 186,94 747,76

181 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.030 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.c 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

12/05/2010 pressopiegato spessore  ... eso le opere murarie

escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 685,43 2´741,72

182 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.g 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

12/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´888´421,30
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R I P O R T O 1´888´421,30

dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 853,31 853,31

183 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.h 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

12/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 900,50 900,50

184 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una

E.08.020.010 testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi

.b oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature,

12/05/2010 spigoli, riseghe, ecc., ...  renda necessario a realizzare

l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni

comuni: con malta di cemento e sabbia

piano terra 13,58 0,750 5,000 50,93

SOMMANO m³ 50,93 275,87 14´050,06

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 346´675,99

Parziale Piano Terra (didattica)  (Cat 2) euro 346´675,99

Adeguamento sismico  (Cat 7)

Opere strutturali  (SbCat 2)

185 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per

NP098 realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

12/05/2010 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per

diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n.

8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

sviluppo lineare delle pareti pari a ml 248 248,00 4,500 1´116,00

SOMMANO m2 1´116,00 154,43 172´343,88

186 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

12/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 2´232,00

SOMMANO m² 2´232,00 27,60 61´603,20

187 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

12/05/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

maglia f8 10x10 2,00 248,00 4,500 7,980 17´811,36

SOMMANO kg 17´811,36 1,92 34´197,81

188 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´172´370,06
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R I P O R T O 2´172´370,06

12/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

pareti di placcaggio n. 8 fori per mq 8,00 248,00 4,500 1,578 14´088,38

SOMMANO kg 14´088,38 2,03 28´599,41

189 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.040 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di

12/05/2010 consistenza S4 o S5 eseguito s ... oli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/

mm²

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 0,150 334,80

SOMMANO m³ 334,80 126,67 42´409,12

190 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate

E.03.050.060 in ambienti umidi, costituito da guarnizione

.a idroespandente in gomma naturale combinata con

12/05/2010 polimeri idrofili in grado,  ... oni di: 20x10 mm, armato

con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%,

pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm²

85,00 5,000 425,00

SOMMANO m 425,00 33,32 14´161,00

191 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica

NP099 con strutture di natura diversa mediante il taglio degli

14/06/2010 elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di

collegamento e la crea ... fiuto connesse, per m2 di

superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in pianta

per altezza del piano di contatto)

85,00 5,000 425,00

SOMMANO m2 425,00 50,86 21´615,50

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 374´929,92

Parziale Adeguamento sismico  (Cat 7) euro 374´929,92

Piano Terra (didattica)  (Cat 2)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

192 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

13/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 220 V x par. ug. 5x5 17,00

SOMMANO cad 17,00 92,91 1´579,47

193 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso

L.01.090.090. con pannello e portello verniciati con resine

f epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di

13/05/2010 protezione IP 30, chiusur ... ura a chiave, conforme alle

norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri

modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115

zona 1-2 6,00

zona 3-4 6,00

zona 5 2,00 2,00

SOMMANO cad 14,00 298,03 4´172,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´284´906,98
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R I P O R T O 2´284´906,98

194 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

13/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

illuminazione 18,00

prese normali 29,00

prese privilegiate 6,00

prese fan coils 18,00

SOMMANO cad 71,00 92,91 6´596,61

195 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

j EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

13/05/2010 caratteristiche: - Tension ...  nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

prese 380v par. ug. 4x4 11,00

SOMMANO cad 11,00 205,22 2´257,42

196 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.040. magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898

a (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le

13/05/2010 seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

comando illuminzione corridoio 14,00

SOMMANO cad 14,00 23,57 329,98

197 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

d OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... archio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza

alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

alimentazione prese privilegiata 5,00 29,00 145,00

alimentazione illuminazione 5,00 29,00 145,00

alimentazione illuminazione 5,00 29,00 145,00

alimentazione illuminazione 5,00 29,00 145,00

SOMMANO m 580,00 4,97 2´882,60

198 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP015 ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di

13/05/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V- ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 115,62 115,62

199 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

13/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

locali uffici 7,00

locali wc 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 2´297´089,21
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R I P O R T O 12,00 2´297´089,21

corridoio 8,00

SOMMANO cad 20,00 30,30 606,00

200 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

13/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

wc 11,00

wc 2,00

SOMMANO cad 13,00 41,23 535,99

201 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo

NP016 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

13/05/2010 su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di

sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

uffici 7,00

aule 4,00

aula multimediale 1,00

SOMMANO cadauno 12,00 111,52 1´338,24

202 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

13/05/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

corridoi 8,00

SOMMANO cad 8,00 27,00 216,00

203 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

f OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²

alimentazione al quadro di piano terra 1,30 7,00 9,10

SOMMANO m 9,10 10,28 93,55

204 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

cavo di terra 1,30 7,000 9,10

SOMMANO m 9,10 4,36 39,68

205 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

a OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x10 mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´299´918,67
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R I P O R T O 2´299´918,67

terra 4,00 39,00 156,00

SOMMANO m 156,00 3,42 533,52

206 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

alimentazione al quadro di zona 4,00 39,00 156,00

SOMMANO m 156,00 8,43 1´315,08

207 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

alimentazione prese 220V 4,00 39,00 156,00

SOMMANO m 156,00 6,93 1´081,08

208 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

13/05/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

distribuzione piano 7,00 150,00 1´050,00

SOMMANO m 1´050,00 27,45 28´822,50

209 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

12/05/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

84,00

SOMMANO cad 84,00 173,93 14´610,12

210 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.040. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

b lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

07/06/2010 protezione IP 40, a ... rd e di tutti gli accessori di finitura

e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad

elevato rendimento 2x36 W

19,00

SOMMANO cad 19,00 142,00 2´698,00

211 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

i EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

13/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea 380 V 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 169,33 507,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´349´486,96
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R I P O R T O 2´349´486,96

212 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

13/05/2010 quadro distribuzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

213 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

13/05/2010 distribuzione zone piano 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9´385,26 37´541,04

214 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea

NP021 privilegiata come da tavola di progetto

13/05/2010 alimentazione UPS 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´455,08 8´455,08

215 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare

L.15.030.050. il carico con corrente alternata trifase 380 V/220 V-50

c Hz, stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in

13/05/2010 presenza  ... erifica autonomia residua, pannello di

controllo, compresa l'attivazione dell'impianto potenza

apparente nominale 15 KVA

linea privilegiata 1,00

SOMMANO cad 1,00 19´818,91 19´818,91

216 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

13/05/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70

distribuzione principale 140,00

SOMMANO cad 140,00 6,46 904,40

217 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

13/05/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

alimentazione elettrica 2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 700,00 1,40 980,00

218 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

13/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

2,00 350,00 700,00

SOMMANO m 700,00 2,47 1´729,00

219 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

13/05/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´429´600,02
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R I P O R T O 2´429´600,02

100x100x50

35,00

SOMMANO cad 35,00 7,28 254,80

220 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

13/05/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

221 Accessori per centrali di segnalazione automatica di

L.16.010.020. incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione

b dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per

13/05/2010 centrale a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 733,00 733,00

222 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

13/05/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

controllo 1/60 mq 21,00 21,00

c/soffitti 63,00 63,00

SOMMANO cad 84,00 103,75 8´715,00

223 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

13/05/2010 4,00

SOMMANO cad 4,00 221,74 886,96

224 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: campana di allarme IP 55

d 3,00

13/05/2010

SOMMANO cad 3,00 74,39 223,17

225 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

13/05/2010 alimentazione rilevatori di piano 2,00 280,00 560,00

SOMMANO m 560,00 2,12 1´187,20

226 Fornitura e posa in opera di segnalatore da esterno ad

NP037 incasso divso in tre campi con la scritta "AVANTI"

13/05/2010 ""ATTENDERE", "OCCUPATO"

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 59,82 418,74

227 Fornitura e posa in opera di elemento da tavolo  con i

NP038 tasti "AVANTI", "ATTENDERE", "OCCUPATO", piu un

13/05/2010 tasto rosso per altri servizi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´443´533,41
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R I P O R T O 2´443´533,41

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 74,67 522,69

228 Fornitura e posa in opera di morsetteria con

NP039 trasformatore incorporato 220V completa di crdone

13/05/2010 flessibile da 2.5 mm

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 35,83 250,81

229 Cavo multicoppia 10x1 mmq

NP040 70,00

13/05/2010

SOMMANO m 70,00 4,02 281,40

230 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

c conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

13/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 25

70,00

SOMMANO m 70,00 3,30 231,00

231 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

a coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

13/05/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

92x92x45

7,00

SOMMANO cad 7,00 3,57 24,99

232 Fornitura e posa in opera di di unità di chiamata per

NP034 WC con tasto a parete completa i scatola da incasso a

13/05/2010 pareti in muratura

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 64,57 64,57

233 Fornitura e posa in opera di tasto di chiamata a tirante

NP035 per doccia o vasca da bagno completo di scatola da

13/05/2010 incasso per parete in muratura

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,78 66,78

234 Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione

NP036 per allarme bagno di colore bianco

13/05/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 57,32 57,32

235 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

13/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

locali uffici 7,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 2´445´032,97
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R I P O R T O 7,00 2´445´032,97

locali wc 3,00

corridoi 8,00

SOMMANO cad 18,00 30,30 545,40

236 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP014 ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

13/05/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

aule piano terra 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 167,94 1´343,52

237 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

13/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

wc 9,00

SOMMANO cad 9,00 41,23 371,07

238 Unità centrale per la gestione dei messaggi di

NP027 emergenza con:

13/05/2010 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione

messaggi audio preregistrati

- 4 us ...  postazioni VVFF con garanzia della funzione

audio anche in caso di crollo del sistema dii controllo

(2 unità RACK)

gestione piano seminterrato - terra - primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´674,07 1´674,07

239 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi

NP028 su 8 zone indipendenti

13/05/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 488,69 488,69

240 Modulo diagnostico di zona

NP029 2 unità rack 2,00

13/05/2010

SOMMANO cadauno 2,00 341,22 682,44

241 Base microfonica

NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi

13/05/2010 perzona, per aree o generali, con tastiera numerica per

la selezione delle zone e display LCD per la visua ...

della diagnostica, e della zona selezionata.

Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale con

audio codificato.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 428,67 428,67

242 Postazione microfonica per VVFF

NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di

13/05/2010 annuncio, con controllo della capsula microfonica,

dotato di sistema di autodiagnostica con  vis ... ante di

emergenza che consente di by passare il sistema di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´450´566,83
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R I P O R T O 2´450´566,83

controllo in caso di crollo di funzionamento dello stesso

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 391,64 391,64

243 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da

NP032 controsoffitto, in metallo altoparlante bianco a

13/05/2010 sospensione pneumatica colore bianco.

piano terra 4,00

piano primo 6,00

piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 80,73 888,03

244 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso

NP033 10,00

13/05/2010

SOMMANO cadauno 10,00 18,00 180,00

245 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,

L.10.010.010. conforme ISO- IEC 11801 FTP schermato con lamina

h in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5

13/05/2010 42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 1,41 59,22

246 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto:

NP094 contenitore a Rack per inserimento mouli di dimensione

13/05/2010 535x572x380mm circa

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 156,87 156,87

247 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V

L.02.010.030. V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

a propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta

13/05/2010 emissione di gas corrosiv ...  installati in aria libera, su

passerelle o tubazioni e possono essere direttamente

interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

pt 105,00 105,00

piano primo 150,00 150,00

SOMMANO m 255,00 1,33 339,15

248 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

13/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

pt 70,00 70,00

piano 1° 100,00 100,00

SOMMANO m 170,00 2,47 419,90

249 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

13/05/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

pt 14,00 14,00

piano 1° 20,00 20,00

piano seminterrato 10,00 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,00 2´453´001,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00 2´453´001,64

SOMMANO cad 44,00 7,28 320,32

250 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

14/06/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

35,00

SOMMANO cad 35,00 152,89 5´351,15

251 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

13/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

aule 8,00

aule 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 175,49 1´579,41

252 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

13/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

uffici 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 108,63 434,52

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 181´531,95

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

253 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

13/05/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

6,00

SOMMANO cad 6,00 208,40 1´250,40

254 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

13/05/2010 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 45,46 272,76

255 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

13/05/2010 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 50,60 303,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´462´513,80
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R I P O R T O 2´462´513,80

256 Idrante UNI 145

NP065 6,00

13/05/2010

SOMMANO cadauno 6,00 39,00 234,00

257 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 18,61 651,35

258 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs

S.04.010.040 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

.c simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

13/05/2010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

25,00

SOMMANO cad 25,00 5,83 145,75

259 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM

C.09.010.080 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di

.l sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

13/05/2010 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

8,00

SOMMANO cad 8,00 68,88 551,04

260 Posizionamento in opera di estintore con staffa a

C.09.010.140 parete In acciaio per estintore da kg 9-12

.e 8,00

13/05/2010

SOMMANO cad 8,00 23,83 190,64

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 3´599,54

Opere edili   (SbCat 1)

261 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.i femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

13/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 221,30 442,60

262 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

13/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 2´464´729,18
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R I P O R T O 1,00 2´464´729,18

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

263 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.c femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

13/05/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 144,77 144,77

264 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.a femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

13/05/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 125,26 125,26

265 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircolo acqua calda 8,00 5,00 40,00

ricircolo acqua calda 23,00 23,00

SOMMANO m 63,00 7,84 493,92

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 1´415,45

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

266 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.c del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 3/4"

acqua calda 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 11,20 448,00

267 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.d del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"

ricircolo acqua calda 72,00 72,00

Acqua fredda 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 112,00 13,58 1´520,96

268 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.e del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´467´670,99
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R I P O R T O 2´467´670,99

diametro nominale 1"1/4

Acqua calda 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 16,44 1´972,80

269 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

Acua fredda 120,00 120,00

Acua calda 50,00 50,00

SOMMANO m 170,00 18,61 3´163,70

270 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.g del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 2"

Acua fredda 50,00

SOMMANO m 50,00 24,59 1´229,50

271 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

da Collettore CB 3,00

da Collettore CC 4,00

da Collettore CF 3,00

da Collettore CG 1,00

da Collettore CH 1,00

SOMMANO cad 12,00 49,72 596,64

272 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

Da colletore CA 8,00

Da colletore CD 6,00

Da colletore CE 7,00

SOMMANO cad 21,00 44,47 933,87

273 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

da collettore CA 3,00

da collettore CC 2,00

da collettore CD 3,00

da collettore CE 5,00

da collettore CF 1,00

da collettore CG 1,00

SOMMANO cad 15,00 45,61 684,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´476´251,65
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R I P O R T O 2´476´251,65

274 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 AMBIENTI

13/05/2010 7-8-9-101-11-12 1,00

18-19-20-21 1,00

39-40-41 2,00

42-43-44-45 1,00

54 1,00

55-56-57 2,00

59-60-61-62 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 25,12 226,08

275 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

AMBIENTI

7-8-9-10-11-12 8,000 8,00

39-40-41 7,000 7,00

42-43-44-45 6,000 6,00

SOMMANO cad 21,00 44,47 933,87

276 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

AMBIENTI

18-19-20-21 5,00

54 3,00

55-56-57 4,00

59-60-61-62 5,00

SOMMANO cad 17,00 49,72 845,24

277 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

13/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

7-8-9-10-11-12 3,00

18-19-20-21 2,00

39-40-41 5,00

42-43-44-45 3,00

54 2,00

55-56-57 3,00

59-60-61-62 2,00

SOMMANO cad 20,00 45,61 912,20

278 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

13/05/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

13,00

SOMMANO cad 13,00 365,06 4´745,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´483´914,82
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R I P O R T O 2´483´914,82

279 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

13/05/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

AMBIENTI

7-8-9-10-11-12 5,00

18-19-20-21 3,00

42-43-44-45 3,00

54 1,00

55-56-57 1,00

59-60-61-62 3,00

SOMMANO cad 16,00 251,48 4´023,68

280 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in

I.01.020.080. vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore

a con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4",

13/05/2010 flessibili, rosett ... secuzione per dare la fornitura e posa

in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china

con gruppo monocomando

AMBIENTI

54 1,00

SOMMANO cad 1,00 223,24 223,24

281 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

13/05/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

41,00

SOMMANO cad 41,00 45,81 1´878,21

282 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

13/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

ventilazione 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,42 1´113,00

283 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

13/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 75 mm

SCARICO 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 11,15 1´672,50

284 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato

U.05.010.050 bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o

.a colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

13/05/2010 l'allontanamento del materiale  ... to entro 5 km di

distanza; con misurazione del volume in opera

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato

bituminoso

11,00 20,000 0,100 22,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,00 2´492´825,45
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R I P O R T O 22,00 2´492´825,45

SOMMANO m³ 22,00 17,55 386,10

285 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

U.05.010.060 eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto

.a nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

13/05/2010 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi

tipo

11,00 20,00 1,000 0,300 66,00

11,00 1,20 1,200 0,300 4,75

SOMMANO m³ 70,75 7,16 506,57

286 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,

E.01.020.010 compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

.c fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli

13/05/2010 automezzi ed il  ... no ad una distanza massima di 5000

m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora

scavabile con benna da roccia

11,00 20,00 0,800 1,400 246,40

11,00 1,20 1,200 1,200 19,01

SOMMANO m³ 265,41 10,36 2´749,65

287 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata

E.01.040.040 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,

.a pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una

13/05/2010 corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di

tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

11,00 20,00 0,600 0,600 79,20

A detrarre -1,00 220,00 0,031 -6,82

Sommano positivi m³ 79,20

Sommano negativi m³ -6,82

SOMMANO m³ 72,38 38,08 2´756,23

288 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con

U.01.030.120 valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di

.i 10 Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in

13/05/2010 conformità all ... esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli

apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro

esterno 125 mm spessore 11,4 mm

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 20,47 4´503,40

289 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,

E.01.040.010 compreso l'avvicinamento dei materiali, il

.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al

13/05/2010 raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il

costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro

con materiale di risulta proveniente da scavo

11,00 20,00 0,600 0,700 92,40

SOMMANO m³ 92,40 2,07 191,27

290 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di

E.01.050.010 movimento terra effettuata con autocarri, con portata

.a superiore a 50 q, compreso lo spandimento del

13/05/2010 materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

267,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267,00 2´503´918,67
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R I P O R T O 267,00 2´503´918,67

a detrarre

SOMMANO m³ 267,00 6,30 1´682,10

291 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con

U.04.020.020 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

.h laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

13/05/2010 griglia, posto i ... o con calcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo 100x100x100 cm

11,00

SOMMANO cad 11,00 225,00 2´475,00

292 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto

U.04.020.270 sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da

.a azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio

13/05/2010 di forma quad ... la malta cementizia di allettamento ed

ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera

di chiusini con sifonatura

11,00 100,000 1´100,00

SOMMANO kg 1´100,00 3,90 4´290,00

293 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato

U.05.010.080 bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare

.a la pavimentazione completamente pulita, con

13/05/2010 esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori

del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m²

per ogni cm di spessore

590,00 1,00 590,00

1´676,00

SOMMANO m² 2´266,00 0,32 725,12

294 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi

U.05.020.160 spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,

.a cemento) di appropriata granulometria in tutto

13/05/2010 rispondente alle prescrizio ... oro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto cementato

590,00 1,000 0,200 118,00

piazzale 1676,00 0,200 335,20

SOMMANO m³ 453,20 35,69 16´174,71

295 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

U.05.020.180 (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,

.a secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo

13/05/2010 in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere

per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

590,00 1,00 7,000 4´130,00

1676,00 1,00 7,000 11´732,00

SOMMANO m²/cm 15´862,00 1,26 19´986,12

296 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.190 (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e

.a graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

13/05/2010 (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di usura (tappetino)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´549´251,72
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R I P O R T O 2´549´251,72

590,00 1,000 3,000 1´770,00

1676,00 3,000 5´028,00

SOMMANO m²/cm 6´798,00 1,55 10´536,90

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 94´086,59

Impianti termici  (SbCat 5)

297 Centrale i trattamento aria primaria a settori componibili

NP073 realizzati con struttura portante in profilati in alluminio,

13/05/2010 collegati fra loro con appositi anglari; pannellatura

doppia ... tro onere per dare il lavro compiuto a perfeta

regola d'arte. Central di trattameto aria per portata

25000-27000 mc/h.

piano terra - piano prima 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 53´311,24 53´311,24

298 Fornitura e posa in opera di umidificatore di tipo

NP076 elettrico a elettrodi immersi, alimentazione 400V; 3F;

13/05/2010 50Hz, trifase, avente le seguenti caratteristiche:

- regolatore... per in ...  diagnostica completa con

memoria completo di display LCD.

per produzione di vapore 45 kg/h

Umidificatore per CTA 2

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´130,67 6´130,67

299 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

13/05/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

37,00

SOMMANO cad 37,00 148,40 5´490,80

300 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

13/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

21,00

SOMMANO cad 21,00 634,27 13´319,67

301 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.a copertura, pannello di comando velocità incorporato,

13/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

16,00

SOMMANO cad 16,00 596,80 9´548,80

302 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´647´589,80
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R I P O R T O 2´647´589,80

13/05/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

4,00 1900,000 7´600,00

SOMMANO w 7´600,00 0,16 1´216,00

303 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

13/05/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

4,00

SOMMANO cad 4,00 85,99 343,96

304 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

13/05/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

41,00

SOMMANO cadauno 41,00 81,15 3´327,15

305 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.q opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ...  per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 168,3 e spessore da mm 4,5

2,00 1,11 2,22

SOMMANO m 2,22 76,01 168,74

306 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.o opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ...  per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 139,7 e spessore da mm 4,0

2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00 58,59 2´109,24

307 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.m opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ...  per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 114,3 e spessore da mm 3,6

2,00 1,04 2,08

2,00 30,50 61,00

SOMMANO m 63,08 46,09 2´907,36

308 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.j opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2

2,00 9,75 19,50

1,00 26,00 26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,50 2´657´662,25
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R I P O R T O 45,50 2´657´662,25

SOMMANO m 45,50 35,02 1´593,41

309 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

2 1,00 52,00 52,00

2 2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 104,00 27,38 2´847,52

310 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

rete di distribuzione orizzontale 2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 90,00 24,42 2´197,80

311 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

rete di distribuzione orizontale 2,00 72,00 144,00

SOMMANO m 144,00 26,80 3´859,20

312 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.b opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

rete di distribuzione orizzonatale 2,00 37,00 74,00

SOMMANO m 74,00 20,02 1´481,48

313 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

13/05/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

rete di distribuzione orizzontale 2,00 72,00 144,00

SOMMANO m 144,00 9,28 1´336,32

314 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.a opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

13/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

rete orizzontale 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 17,20 3´784,00

315 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´674´761,98



pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´674´761,98

M.05.010.100 membrana da l 24

.e circuito acqua fredda 1,00

13/05/2010

SOMMANO cad 1,00 198,73 198,73

316 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a

M.05.010.100 membrana da l 500

.n circuito acqua calda 1,00

13/05/2010

SOMMANO cad 1,00 1´060,26 1´060,26

317 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera .

C.04.020.110 Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di

.f ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e

13/05/2010 delle motopompe ... flange e i bulloni, sono

dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio

gemellare di motopompe singole dimensionate DN100

pompei acqua refrigerata UTA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´757,91 2´757,91

318 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,

C.04.020.050 esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,

.j 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego

13/05/2010 -10/120°C, PN6, gr ... valenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =

20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100

alimentazione bateria acqua  refrigerata UTA 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´111,27 2´222,54

319 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,

C.04.020.050 esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,

.f 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego

13/05/2010 -10/120°C, PN6, gr ... revalenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =

8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65

alimentazione batteria calda UTA 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 594,11 1´188,22

320 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,

C.04.020.050 esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,

.j 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego

13/05/2010 -10/120°C, PN6, gr ... valenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =

20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100

alimentazione fan coils piano terra e primo 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´111,27 2´222,54

321 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera .

C.04.020.110 Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di

.d ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e

13/05/2010 delle motopompe ...  flange e i bulloni, sono

dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio

gemellare di motopompe singole dimensionate DN65

pompeui acqua calda UTA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´754,10 1´754,10

322 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´686´166,28

13/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

collegamenti a fan coils piano terra 2,00 170,00 340,00

SOMMANO m 340,00 7,51 2´553,40

323 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

13/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

collegamenti ai fan coil piano terra 2,00 119,00 238,00

SOMMANO m 238,00 9,73 2´315,74

324 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.d a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di

13/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

63,08 63,08

2,22 2,22

37,00 37,00

SOMMANO m 102,30 8,39 858,30

325 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.c a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di

13/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

45,50 45,50

104,00 104,00

90,00 90,00

SOMMANO m 239,50 5,40 1´293,30

326 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

13/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

144,00 144,00

74,00 74,00

229,00 229,00

144,00 144,00

SOMMANO m 591,00 3,48 2´056,68

327 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.j a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN125 (5")

37,00 37,00

2,22 2,22

SOMMANO m 39,22 31,69 1´242,88

328 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.i a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ... alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN 100 (4")

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´696´486,58

63,08 63,08

SOMMANO m 63,08 28,77 1´814,81

329 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.h a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN 80 (3")

13 45,50

SOMMANO m 45,50 24,46 1´112,93

330 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.g a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2)

14 104,00 104,00

SOMMANO m 104,00 21,52 2´238,08

331 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.f a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN50 (2")

15 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 19,73 1´775,70

332 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.d a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

17 74,00 74,00

SOMMANO m 74,00 16,22 1´200,28

333 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.c a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN25 (1")

18 144,00 144,00

SOMMANO m 144,00 13,72 1´975,68

334 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

13/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 3,80 836,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´707´440,06

335 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni

C.05.010.090 isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura

.b di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti

13/05/2010 autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro

compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con lamierino

di alluminio 6/10

2,00 14,00 0,377 10,56

2,00 35,00 0,283 19,81

2,00 17,50 0,251 8,79

SOMMANO m² 39,16 16,57 648,88

336 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

13/05/2010 canali mandata 1,30 171,500 8,500 1´895,08

canali ripresa 1,30 154,500 8,500 1´707,23

SOMMANO kg 3´602,31 6,22 22´406,37

337 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

13/05/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata 1,30 137,000 178,10

SOMMANO mq 178,10 14,26 2´539,71

338 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

13/05/2010 distribuzione aria 28,00

SOMMANO cad 28,00 65,40 1´831,20

339 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.b opera Da mm 225X225

13/05/2010 27,00

SOMMANO cad 27,00 74,89 2´022,03

340 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con

C.06.020.210 comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100,

.j boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera

13/05/2010 Da mm 600 x 310

2,00

SOMMANO cad 2,00 115,61 231,22

341 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con

C.06.020.210 comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100,

.k boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera

13/05/2010 Da mm 600 x 410

2,00

SOMMANO cad 2,00 129,06 258,12

342 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

13/05/2010 wc 2,00

porte 7,00

SOMMANO cad 9,00 55,99 503,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´737´881,50



pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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343 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse

C.06.020.070 inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio

.z35 con viti in vista, io opera Da mm 600X400

13/05/2010 p. terra 7,00

p. primo 8,00

p. secondo 8,00

p. terzo 8,00

SOMMANO cad 31,00 61,55 1´908,05

344 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

13/05/2010 400X600

17,00 17,00

3,00 3,00

SOMMANO cad 20,00 67,24 1´344,80

345 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

13/05/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

67,00 3,00 201,00

SOMMANO m 201,00 23,56 4´735,56

346 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per

M.09.010.470 acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di

.k servomotore modulante per ingresso a tensione

13/05/2010 variabile, idonea per circuiti di r ...  Portata caratteristica

minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

batteria a.f. UTA 1 1,00

batteria a.f. UTA 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´833,03 3´666,06

347 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per

M.09.010.470 acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di

.i servomotore modulante per ingresso a tensione

13/05/2010 variabile, idonea per circuiti di r ...  Portata caratteristica

minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0

circuito acqua calda F.C p. terra - p. primo 1,00

circuito acqua calda F.C p. secondo - p. terzo 1,00

batteria calda UTA 1 1,00

SOMMANO cad 3,00 1´302,58 3´907,74

348 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per

M.09.010.470 acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di

.e servomotore modulante per ingresso a tensione

13/05/2010 variabile, idonea per circuiti di r ... tt). Portata

caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar:

KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

batteria p.r. UTA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 716,52 716,52

349 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´754´160,23
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C.04.010.010 INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti

.j acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori.

13/05/2010 Nel costo restano esclus ...  idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN150

tubazione primaria acqua refrigerata UTA 1 1,00

tubazione primaria acqua refrigerata UTA 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 396,84 793,68

350 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa

C.04.010.050 conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua

.k calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo

13/05/2010 restano esclusi ...  occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno in ghisa

a flusso avviato DN150

2,00

SOMMANO cad 2,00 391,47 782,94

351 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a

C.04.010.260 leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel

.d costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

13/05/2010 tubazione. Compreso: ... prove idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di valvola wafer DN 100

8,00

SOMMANO cad 8,00 235,99 1´887,92

352 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a

C.04.010.260 leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel

.a costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

13/05/2010 tubazione. Compreso: ...  prove idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di valvola wafer DN 50

4,00

SOMMANO cad 4,00 154,51 618,04

353 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.h assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

13/05/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN150

4,00

SOMMANO cad 4,00 71,82 287,28

354 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.g assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

13/05/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN125

8,00

SOMMANO cad 8,00 61,38 491,04

355 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.e assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

13/05/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN80

17,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 17,00 45,94 780,98

356 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.d assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

13/05/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN65

8,00

SOMMANO cad 8,00 41,65 333,20

357 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

g compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

13/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 2"

3,00

SOMMANO cad 3,00 51,38 154,14

358 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC,

NP079 compreso linee elettriche di alimentazione, collegamenti

13/05/2010 equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta

regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´865,57 17´193,42

359 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di

M.09.010.300 regolazione con possibilità di avere incorporato il

.c potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli

13/05/2010 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Sonda da canale, scala

30/80 % U.R.

4,00

SOMMANO cad 4,00 289,30 1´157,20

360 Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature

M.09.010.310 elettroniche di regolazione con possibilità di avere il

.a potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli

13/05/2010 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ambiente, scala

0/30° C e 30/80 % U.R.

35,00

SOMMANO cad 35,00 298,47 10´446,45

361 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature

M.09.010.330 elettroniche di regolazione, in opera. Sono esclusi i soli

.c collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

13/05/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Scala 0/10 mbar

3,00

SOMMANO cad 3,00 301,09 903,27

362 termometro a quadrante ad immersione ad attacco

NP077 laterale f.s. 0-150°c

13/05/2010 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 56,94 626,34

COMMITTENTE: 
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363 opere di smontraggio di apparecchiature di impianti

NP081 termici, di climatizzazione e di ventilazione quali corpri

13/05/2010 scaldanti , ventilatori, canalizzazioni e isolamento,

tubazioni in vi ... inidoneo, compreso gli oneri di

discarica controllata per il materiale di rifiuto speciale e

gli oneri di smaltimento.

0,70

SOMMANO a corpo 0,70 189´622,49 132´735,74

364 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con

C.05.010.120 coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compreso

.d l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con

13/05/2010 banda mussola ... r fornire il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Isolamento di tubazioni con coppelle di

polistirolo spessore mm 50

2,00 1,10 0,690 1,52

SOMMANO m² 1,52 22,63 34,40

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 363´597,65

Parziale Piano Terra (didattica)  (Cat 2) euro 644´231,18

Piano Seminterrato  (Cat 1)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

365 Realizzazione di montacarichi 100 kg

NP101 montacarichi dal piano terra al seminterrato 1,00

14/05/2010

SOMMANO a corpo 1,00 13´940,70 13´940,70

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 13´940,70

Parziale Piano Seminterrato  (Cat 1) euro 13´940,70

Piano primo (laboratorio 1-2-3-4)  (Cat 3)

Opere edili   (SbCat 1)

366 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

14/05/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

160,00 3,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 6,53 3´134,40

367 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

14/05/2010 ceramica

1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 7,52 9´305,85

368 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a 1237,48 0,050 61,87

14/05/2010

SOMMANO m³ 61,87 23,83 1´474,36

369 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

14/05/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

COMMITTENTE: 
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riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´327,27 3´327,27

370 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

14/05/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´320,56 3´320,56

371 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la

R.02.080.030 rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di

.a coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al

14/05/2010 luogo di deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione

di controsoffitti in metallo

1237,48 1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 5,02 6´212,15

372 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato

R.02.110.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

14/05/2010 dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

15,00 0,800 2,100 25,20

9,00 1,500 2,100 28,35

SOMMANO m² 53,55 8,13 435,36

373 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

14/05/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

1055,63 3,000 3´166,89

SOMMANO m² 3´166,89 4,56 14´441,02

374 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

R.02.120.010 che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta,

.a bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,

14/05/2010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di

apparecchi igienico sanitari

wc 8,00

lavabo 8,00

SOMMANO cad 16,00 6,27 100,32

375 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

R.02.120.020 murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi

.c diversi da 2" fino a 4"

14/05/2010 wc 8,00 5,00 40,00

lavabo 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 80,00 6,90 552,00

376 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

COMMITTENTE: 
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.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

14/05/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

voce 388 480,00 0,100 48,00

voce 389 1237,48 0,030 37,12

voce 390 61,87 61,87

voce 393 1237,48 0,050 61,87

voce 394 53,55 0,030 1,61

voce 395 3166,89 0,030 95,01

voce 396 16,00 0,300 4,80

voce 397 80,00 0,100 8,00

SOMMANO m³ 318,28 25,68 8´173,43

377 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

14/05/2010 318,28 318,28

SOMMANO m³ 318,28 31,58 10´051,28

378 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

14/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

318,28 318,28

SOMMANO m³ 318,28 4,20 1´336,78

379 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

U.09.010.130 trasporto di piccole dimensioni per movimentazione

.a dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di

14/05/2010 riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole di dimensioni

318,28

SOMMANO m³ 318,28 40,89 13´014,47

380 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

14/05/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

123,00 3,000 369,00

a detrarre porte -20,00 0,800 2,100 -33,60

a detrarre porte -5,00 1,500 2,100 -15,75

Sommano positivi m² 369,00

Sommano negativi m² -49,35

SOMMANO m² 319,65 24,47 7´821,84

381 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

14/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 14,18 17´547,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´037´575,53



pag. 64

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´037´575,53

382 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

14/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

5,00 1237,48 6´187,40

SOMMANO m² 6´187,40 0,86 5´321,16

383 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5

E.07.020.040 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi

.a preesistenti Malta autolivellante dello spessore non

14/05/2010 inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di

sottofondi preesistenti

1237,48 1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 4,31 5´333,54

384 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino,

E.13.020.050 scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera

.a su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

14/05/2010 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco

compresi tagli e sfridi: Bianco venato

Ambienti

6 14,36 14,36

14 15,00 15,00

3 25,04 25,04

2 14,21 14,21

17 14,12 14,12

18 14,96 14,96

20 15,01 15,01

21 14,56 14,56

23 19,23 19,23

24 14,92 14,92

48 14,57 14,57

39 15,11 15,11

35 30,78 30,78

36 12,58 12,58

27 14,04 14,04

26 15,01 15,01

22 47,94 47,94

16 75,00 75,00

SOMMANO m² 386,44 99,65 38´508,75

385 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

14/05/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

AMBIENTE

38 24,03

30 24,03

25 10,73

7 21,10

11 24,03

19 12,24

SOMMANO m² 116,16 39,67 4´608,07

386 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura

E.13.040.030 opaca, elevata durezza e resistenza per

.e pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle

14/05/2010 norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi,

pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´091´347,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´091´347,05

20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

AMBIENTE

42 84,41 84,41

41 21,50 21,50

49 21,50 21,50

33 21,44 21,44

47 21,83 21,83

34 81,17 81,17

31 30,31 30,31

15 85,50 85,50

12 43,30 43,30

52 29,94 29,94

4 43,90 43,90

1 82,17 82,17

SOMMANO m² 566,97 45,60 25´853,83

387 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma,

NP060 esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

14/05/2010 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma

sintetica al 100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire

il lavoro compiuto a regola d'arte.

AMBIENTE

13 14,58 14,58

48 12,53 12,53

8 15,16 15,16

5 15,70 15,70

10 11,89 11,89

9 8,94 8,94

40 15,50 15,50

50 12,96 12,96

37 8,83 8,83

29 12,23 12,23

28 12,68 12,68

32 14,93 14,93

rivestimento

5 20,00 3,000 60,00

8 22,70 3,000 68,10

9 12,00 3,000 36,00

48 21,28 3,000 63,84

10 14,30 3,000 42,90

13 19,00 3,000 57,00

32 20,00 3,000 60,00

28 14,20 3,000 42,60

29 21,00 3,000 63,00

37 12,00 3,000 36,00

50 20,00 3,000 60,00

40 19,90 3,000 59,70

SOMMANO m2 805,07 70,39 56´668,88

388 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

E.16.020.003 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza

.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le

14/05/2010 murature con uno strato protettivo Arricciatura di

murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana

ambiente soffitti

17 14,12 14,12

19 12,24 12,24

22 47,94 47,94

18 14,92 14,92

20 15,01 15,01

21 14,56 14,56

23 14,23 14,23

24 14,92 14,92

36 12,58 12,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160,52 3´173´869,76



pag. 66

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,52 3´173´869,76

26 15,01 15,01

27 14,04 14,04

16 75,00 75,00

AMBIENTE PARETI

1 37,50 1,200 45,00

2 16,40 3,000 49,20

3 25,90 3,000 77,70

4 24,00 1,200 28,80

52 24,00 1,200 28,80

7 32,80 1,000 32,80

11 37,89 1,000 37,89

12 26,00 1,200 31,20

14 15,50 3,000 46,50

6 15,30 3,000 45,90

16 38,00 1,200 45,60

36 13,00 3,000 39,00

35 29,00 3,000 87,00

34 38,00 1,200 45,60

31 24,20 1,200 29,04

33 20,37 1,200 24,44

47 19,90 1,200 23,88

30 41,00 1,000 41,00

38 41,50 1,000 41,50

48 15,00 3,000 45,00

39 15,00 3,000 45,00

41 18,80 1,200 22,56

49 19,00 1,200 22,80

42 38,00 1,200 45,60

VERANDE 2,00 84,94 1,200 203,86

17 16,70 3,000 50,10

18 26,30 3,000 78,90

19 16,00 1,000 16,00

20 26,30 3,000 78,90

22 47,00 3,000 141,00

16 63,00 3,000 189,00

21 26,30 3,000 78,90

23 26,30 3,000 78,90

25 28,00 1,000 28,00

24 26,30 3,000 78,90

27 17,00 3,000 51,00

26 26,30 3,000 78,90

SOMMANO m² 2´398,74 2,82 6´764,45

389 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

14/05/2010 premiscelato di fondo base calce

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 7,87 18´878,08

390 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

14/05/2010 premiscelato a base di calce

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 8,36 20´053,47

391 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con

.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

14/05/2010 2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 2,34 5´613,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´225´178,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´225´178,81

392 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

E.21.020.040 coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

.b superfici interne con idropittura traspirante e

14/05/2010 idrorepellente

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 5,48 13´145,10

393 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

14/05/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

AMBIENTE

1 37,50 1,800 67,50

4 27,00 1,800 48,60

52 24,00 1,800 43,20

7 32,80 2,000 65,60

11 37,89 2,000 75,78

12 26,00 1,800 46,80

16 38,00 1,800 68,40

34 38,00 1,800 68,40

31 24,20 1,800 43,56

33 20,37 1,800 36,67

47 19,90 1,800 35,82

30 41,00 2,000 82,00

38 41,50 2,000 83,00

41 18,80 1,800 33,84

49 19,00 1,800 34,20

42 38,00 1,800 68,40

verande 84,94 1,800 152,89

19 16,00 2,000 32,00

25 28,00 2,000 56,00

SOMMANO m² 1´142,66 36,36 41´547,12

394 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

14/05/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

AMBIENTE

15 85,50 85,50

12 43,30 43,30

13 14,58 14,58

6 14,35 14,35

14 15,00 15,00

48 12,53 12,53

11 24,03 24,03

9 8,94 8,94

8 15,16 15,16

7 21,10 21,10

4 43,90 43,90

5 15,70 15,70

52 29,94 29,94

3 25,04 25,04

1 82,15 82,15

25 10,73 10,73

42 84,41 84,41

41 21,50 21,50

49 21,50 21,50

48 14,57 14,57

39 15,11 15,11

40 15,50 15,50

37 8,83 8,83

50 15,96 15,96

38 24,03 24,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683,36 3´279´871,03
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 683,36 3´279´871,03

30 24,03 24,03

28 12,68 12,68

29 12,23 12,23

31 30,31 30,31

32 14,93 14,93

33 21,44 21,44

47 21,83 21,83

34 82,17 82,17

35 30,78 30,78

2 14,21 14,21

verande 2,00 66,30 132,60

SOMMANO m² 1´080,57 21,80 23´556,43

395 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente

NP059 da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

14/05/2010 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e

di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a

regola d'arte.

AMBIENTE

5 20,00 20,00

8 22,70 22,70

9 12,00 12,00

48 21,28 21,28

10 14,30 14,30

13 19,00 19,00

32 20,00 20,00

28 14,20 14,20

29 21,00 21,00

37 12,00 12,00

50 20,00 20,00

40 19,90 19,90

SOMMANO m 216,38 14,37 3´109,38

396 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le

E.15.080.020 superfici a vista lucidate e coste rifilate o

.a semplicemente smussate, posto in opera con idoneo

14/05/2010 collante comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm

AMBIENTE

2 16,40 16,40

3 25,90 25,90

14 15,50 15,50

6 15,30 15,30

36 13,00 13,00

35 29,00 29,00

48 15,00 15,00

39 15,00 15,00

17 16,70 16,70

18 26,30 26,30

20 26,30 26,30

22 47,00 47,00

16 63,00 63,00

21 26,30 26,30

23 26,30 26,30

24 26,30 26,30

27 17,00 17,00

26 26,30 26,30

SOMMANO m 446,60 11,27 5´033,18

397 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

14/05/2010 p6 14,00 1,200 2,100 35,28

POS 16,00 0,800 2,100 26,88

P4 17,00 1,500 2,100 53,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115,71 3´311´570,02
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,71 3´311´570,02

P1d 3,00 0,900 2,100 5,67

P9S 5,00 0,700 2,100 7,35

P02 7,00 0,800 2,100 11,76

P1D 2,00 0,900 2,100 3,78

P9D 3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m2 148,68 172,96 25´715,69

398 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

E.18.160.130 acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

.c tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e

14/05/2010 maniglia esterna dotata di serratura

4,00

4,00

4,00

SOMMANO cad 12,00 186,94 2´243,28

399 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.a 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

14/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 746,40 2´985,60

400 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.e 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

14/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 810,34 1´620,68

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 406´808,30

Parziale Piano primo (laboratorio 1-2-3-4)  (Cat 3) euro 406´808,30

Adeguamento sismico  (Cat 7)

Opere strutturali  (SbCat 2)

401 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per

NP098 realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

12/05/2010 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per

diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n.

8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

sviluppo lineare delle pareti pari a ml 248 248,00 4,500 1´116,00

SOMMANO m2 1´116,00 154,43 172´343,88

402 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

12/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 2´232,00

SOMMANO m² 2´232,00 27,60 61´603,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´578´082,35
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´578´082,35

403 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

12/05/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

maglia f8 10x10 2,00 248,00 4,500 7,980 17´811,36

SOMMANO kg 17´811,36 1,92 34´197,81

404 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

12/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

pareti di placcaggio n. 8 fori per mq 8,00 248,00 4,500 1,578 14´088,38

SOMMANO kg 14´088,38 2,03 28´599,41

405 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.040 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di

12/05/2010 consistenza S4 o S5 eseguito s ... oli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/

mm²

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 0,150 334,80

SOMMANO m³ 334,80 126,67 42´409,12

406 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica

NP099 con strutture di natura diversa mediante il taglio degli

14/06/2010 elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di

collegamento e la crea ... fiuto connesse, per m2 di

superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in pianta

per altezza del piano di contatto)

85,00 4,500 382,50

SOMMANO m2 382,50 50,86 19´453,95

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 358´607,37

Parziale Adeguamento sismico  (Cat 7) euro 358´607,37

Piano primo (laboratorio 1-2-3-4)  (Cat 3)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

407 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP014 ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

14/05/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

4,00

8,00

SOMMANO cadauno 12,00 167,94 2´015,28

408 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

14/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 3´704´757,92
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R I P O R T O 10,00 3´704´757,92

4,00

11,00

SOMMANO cad 25,00 30,30 757,50

409 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

14/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

12,00

SOMMANO cad 12,00 41,23 494,76

410 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP026 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.1 centralino da parete

N.6 prese universali  10/16A - 230 V

N.3 prese lineari bipassoi  10/16A - 230 V

N.1 presa RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 154,59 1´236,72

411 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 175,49 701,96

412 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 108,63 869,04

413 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo

NP016 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

14/05/2010 su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di

sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 111,52 1´115,20

414 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´709´933,10
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R I P O R T O 3´709´933,10

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

14/05/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

11,00

SOMMANO cad 11,00 27,00 297,00

415 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

f OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²

13,00

SOMMANO m 13,00 10,28 133,64

416 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

13,00

SOMMANO m 13,00 4,36 56,68

417 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

a OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x10 mm²

150,00

SOMMANO m 150,00 3,42 513,00

418 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

d OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... archio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza

alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

alimentazioni prese privilegiate 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

SOMMANO m 780,00 4,97 3´876,60

419 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

linea prese 380V laboratori 5,00 65,00 325,00

SOMMANO m 325,00 8,43 2´739,75

420 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´717´549,77



pag. 73

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

alimentazione quadri di zona 5,00 39,00 195,00

alimentazione prese 220V 5,00 39,00 195,00

SOMMANO m 390,00 6,93 2´702,70

421 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

13/05/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

distribuzione piano 10,00 80,00 800,00

SOMMANO m 800,00 27,45 21´960,00

422 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

14/05/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

199,00 199,00

SOMMANO cad 199,00 173,93 34´612,07

423 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

14/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 220 V 25,00

SOMMANO cad 25,00 92,91 2´322,75

424 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

i EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

14/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 380 V 5,00

SOMMANO cad 5,00 169,33 846,65

425 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

14/05/2010 quadro distribuzione piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

426 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

14/05/2010 zone 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9´385,26 46´926,30

427 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

14/05/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´837´604,87
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R I P O R T O 3´837´604,87

160x130x70

200,00

SOMMANO cad 200,00 6,46 1´292,00

428 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

13/05/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

alimentazione elettrica 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,40 1´400,00

429 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

13/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,47 2´470,00

430 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

13/05/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

107,00

SOMMANO cad 107,00 7,28 778,96

431 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

13/05/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

432 Accessori per centrali di segnalazione automatica di

L.16.010.020. incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione

b dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per

13/05/2010 centrale a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 733,00 733,00

433 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

13/05/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

controllo 1/60 mq 60,00 60,00

c/soffitti 60,00 60,00

SOMMANO cad 120,00 103,75 12´450,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´858´243,35



pag. 75

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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434 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

13/05/2010 5,00

SOMMANO cad 5,00 221,74 1´108,70

435 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: campana di allarme IP 55

d 4,00

13/05/2010

SOMMANO cad 4,00 74,39 297,56

436 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

13/05/2010 alimentazione rilevatori di piano 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,12 1´272,00

437 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad

L.16.020.070. indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V

b c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: di gas

14/05/2010 metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per

impianti

24,00

SOMMANO cad 24,00 522,67 12´544,08

438 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

14/05/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

50,00

SOMMANO cad 50,00 152,89 7´644,50

439 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 108,63 869,04

440 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

15,00

1,00

SOMMANO cadauno 16,00 175,49 2´807,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´884´787,07
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R I P O R T O 3´884´787,07

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 182´044,43

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

441 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

13/05/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

10,00

SOMMANO cad 10,00 208,40 2´084,00

442 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

13/05/2010 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 45,46 454,60

443 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

13/05/2010 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 50,60 506,00

444 Idrante UNI 145

NP065 10,00

13/05/2010

SOMMANO cadauno 10,00 39,00 390,00

445 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 18,61 930,50

446 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs

S.04.010.040 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

.c simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

13/05/2010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

22,00

SOMMANO cad 22,00 5,83 128,26

447 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM

C.09.010.080 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di

.l sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

13/05/2010 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

10,00

SOMMANO cad 10,00 68,88 688,80

448 Posizionamento in opera di estintore con staffa a

C.09.010.140 parete In acciaio per estintore da kg 9-12

.e 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 3´889´969,23
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R I P O R T O 10,00 3´889´969,23

13/05/2010

SOMMANO cad 10,00 23,83 238,30

449 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.i femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"

4,00

SOMMANO cad 4,00 221,30 885,20

450 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.f femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 185,40 185,40

451 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.c femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/05/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 144,77 144,77

452 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

453 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.g femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,18 199,18

454 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.d femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,12 162,12

455 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´891´993,10
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R I P O R T O 3´891´993,10

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.a femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 125,26 125,26

456 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

14/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircola acqua calda 90,00

acqua fredda 20,00

SOMMANO m 110,00 7,84 862,40

457 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.c del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

14/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 3/4"

acqua calda 90,00

acqua fredda 40,00

SOMMANO m 130,00 11,20 1´456,00

458 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.d del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

14/05/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"

acqua fredda 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,58 407,40

459 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

da collettore CB 5,00 5,00

da collettore CD 5,00 5,00

da collettore Cf 7,00 7,00

SOMMANO cad 17,00 49,72 845,24

460 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

dal collettore CB 19,00

dal collettore CD 2,00

SOMMANO cad 21,00 44,47 933,87

461 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´896´623,27
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I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CB 5,00

dal collettore CD 5,00

dal collettore CF 1,00

dal collettore CF 9,00

SOMMANO cad 20,00 45,61 912,20

462 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 10,00

14/05/2010

SOMMANO cadauno 10,00 25,12 251,20

463 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

26,00

SOMMANO cad 26,00 49,72 1´292,72

464 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

11,00

SOMMANO cad 11,00 45,61 501,71

465 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

14/05/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

14,00

SOMMANO cad 14,00 365,06 5´110,84

466 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

14/05/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

9,00

SOMMANO cad 9,00 251,48 2´263,32

467 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a

I.01.020.100. pasta di colore bianco extra clay completo di accessori

b e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a

14/05/2010 muro diametro  ... are la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in

extra con miscelatore monocomando

80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 3´906´955,26
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R I P O R T O 80,00 3´906´955,26

SOMMANO cad 80,00 277,51 22´200,80

468 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo

I.01.030.070. per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta

a con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85

14/05/2010 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´760,72 2´760,72

469 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

14/05/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

25,00

SOMMANO cad 25,00 45,81 1´145,25

470 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

14/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

ventilazione 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,42 1´113,00

471 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

14/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 75 mm

scarico 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 11,15 1´672,50

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 51´060,46

gas medicali  (SbCat 6)

472 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.d stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 16x1,0

alimentazione gas labratori 16,00 20,00 320,00

SOMMANO m 320,00 5,88 1´881,60

473 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

montanti principali 4,00 20,00 80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 3´937´729,13
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R I P O R T O 80,00 3´937´729,13

SOMMANO m 80,00 9,73 778,40

474 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

d compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

14/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 1"

intercettazione line gas 16,00

SOMMANO cad 16,00 23,94 383,04

475 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

c compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

14/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 3/4"

intercettazione circiti secondari 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,85 202,20

476 Opere murarie connesse alla realizzazione

NP087 dell'impianto, compreso apertura e chiusura di tracce e

14/05/2010 fori, supporti e sostegni per le tubazioni,

compartimentazioni e quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´586,97 3´586,97

Parziale gas medicali  (SbCat 6) euro 6´832,21

Impianti termici  (SbCat 5)

477 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 3,80 1´292,00

478 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

14/05/2010 canali mandata 1,30 190,000 8,500 2´099,50

canali ripresa 1,30 171,000 8,500 1´889,55

canali mandata principale UTA 1 1,30 120,000 10,000 1´560,00

SOMMANO kg 5´549,05 6,22 34´515,09

479 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

14/05/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata piano primo 1,30 190,000 247,00

SOMMANO mq 247,00 14,26 3´522,22

480 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato

C.05.010.110 con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm,

.a idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´982´009,05
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R I P O R T O 3´982´009,05

14/05/2010 l'isolamento termico dei cana ... egola d'arte. Per

rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali

di distribuzione aria realizzato con lamierino

canali mandata principale uta 1 1,30 120,000 156,00

SOMMANO m² 156,00 32,19 5´021,64

481 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

14/05/2010 distribuzione aria 77,00

SOMMANO cad 77,00 65,40 5´035,80

482 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

14/05/2010 porte 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 55,99 2´911,48

483 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse

C.06.020.070 inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio

.z35 con viti in vista, io opera Da mm 600X400

14/05/2010 8,00

SOMMANO cad 8,00 61,55 492,40

484 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

14/05/2010 400X600

4,00

SOMMANO cad 4,00 67,24 268,96

485 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

14/05/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

95,00 3,00 285,00

70,00 3,00 210,00

SOMMANO m 495,00 23,56 11´662,20

486 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

14/05/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

57,00

SOMMANO cad 57,00 148,40 8´458,80

487 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 4´015´860,33
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R I P O R T O 30,00 4´015´860,33

SOMMANO cad 30,00 634,27 19´028,10

488 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.a copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

27,00

SOMMANO cad 27,00 596,80 16´113,60

489 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

14/05/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

5,00 1500,000 7´500,00

SOMMANO w 7´500,00 0,16 1´200,00

490 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

14/06/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

5,00

SOMMANO cad 5,00 85,99 429,95

491 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

14/05/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

61,00

SOMMANO cadauno 61,00 81,15 4´950,15

492 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

2,00 130,00 260,00

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 312,00 27,38 8´542,56

493 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

2,00 104,00 208,00

SOMMANO m 208,00 24,42 5´079,36

494 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´071´204,05
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R I P O R T O 4´071´204,05

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 26,80 3´484,00

495 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.b opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 20,02 1´041,04

496 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

14/05/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

2,00 156,00 312,00

SOMMANO m 312,00 9,28 2´895,36

497 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.a opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

rete orizzontale f 3/4" 2,00 156,00 312,00

rete orizzontale f 1/2" 2,00 117,00 234,00

SOMMANO m 546,00 17,20 9´391,20

498 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

2,00 195,00 390,00

SOMMANO m 390,00 7,51 2´928,90

499 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

2,00 169,00 338,00

SOMMANO m 338,00 9,73 3´288,74

500 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

14/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

130,00 130,00

52,00 52,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182,00 4´094´233,29
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R I P O R T O 182,00 4´094´233,29

312,00 312,00

546,00 546,00

SOMMANO m 1´040,00 3,48 3´619,20

501 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.f a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN50 (2")

208,00 208,00

SOMMANO m 208,00 19,73 4´103,84

502 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.e a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 17,76 2´308,80

503 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.d a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 16,22 843,44

504 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.c a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN25 (1")

312,00 312,00

SOMMANO m 312,00 13,72 4´280,64

505 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

546,00 546,00

SOMMANO m 546,00 3,80 2´074,80

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 168´784,27

Parziale Piano primo (laboratorio 1-2-3-4)  (Cat 3) euro 408´721,37

Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8)  (Cat 4)

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

506 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´111´464,01
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R I P O R T O 4´111´464,01

14/05/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

50,00

SOMMANO cad 50,00 152,89 7´644,50

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 7´644,50

Opere edili   (SbCat 1)

507 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

14/05/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

160,00 3,000 480,00

SOMMANO m² 480,00 6,53 3´134,40

508 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

14/05/2010 ceramica

1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 7,52 9´305,85

509 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a 1237,48 0,050 61,87

14/05/2010

SOMMANO m³ 61,87 23,83 1´474,36

510 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

14/05/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´327,27 3´327,27

511 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

14/05/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´320,56 3´320,56

512 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la

R.02.080.030 rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di

.a coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al

14/05/2010 luogo di deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione

di controsoffitti in metallo

1237,48 1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 5,02 6´212,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´145´883,10
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R I P O R T O 4´145´883,10

513 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato

R.02.110.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

14/05/2010 dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

15,00 0,800 2,100 25,20

9,00 1,500 2,100 28,35

SOMMANO m² 53,55 8,13 435,36

514 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

14/05/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

1055,63 3,000 3´166,89

SOMMANO m² 3´166,89 4,56 14´441,02

515 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

R.02.120.010 che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta,

.a bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,

14/05/2010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di

apparecchi igienico sanitari

wc 8,00

lavabo 8,00

SOMMANO cad 16,00 6,27 100,32

516 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

R.02.120.020 murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi

.c diversi da 2" fino a 4"

14/05/2010 wc 8,00 5,00 40,00

lavabo 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 80,00 6,90 552,00

517 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

14/05/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

voce 388 480,00 0,100 48,00

voce 389 1237,48 0,030 37,12

voce 390 61,87 61,87

voce 393 1237,48 0,050 61,87

voce 394 53,55 0,030 1,61

voce 395 3166,89 0,030 95,01

voce 396 16,00 0,300 4,80

voce 397 80,00 0,100 8,00

SOMMANO m³ 318,28 25,68 8´173,43

518 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

14/05/2010 318,28 318,28

SOMMANO m³ 318,28 31,58 10´051,28

519 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

14/05/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´179´636,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´179´636,51

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

318,28 318,28

SOMMANO m³ 318,28 4,20 1´336,78

520 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

U.09.010.130 trasporto di piccole dimensioni per movimentazione

.a dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di

14/05/2010 riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole di dimensioni

318,28

SOMMANO m³ 318,28 40,89 13´014,47

521 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

14/05/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

123,00 3,000 369,00

a detrarre porte -20,00 0,800 2,100 -33,60

a detrarre porte -5,00 1,500 2,100 -15,75

Sommano positivi m² 369,00

Sommano negativi m² -49,35

SOMMANO m² 319,65 24,47 7´821,84

522 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

14/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 14,18 17´547,47

523 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

14/05/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

5,00 1237,48 6´187,40

5,00 1237,48 6´187,40

SOMMANO m² 12´374,80 0,86 10´642,33

524 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5

E.07.020.040 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi

.a preesistenti Malta autolivellante dello spessore non

14/05/2010 inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di

sottofondi preesistenti

1237,48 1´237,48

SOMMANO m² 1´237,48 4,31 5´333,54

525 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino,

E.13.020.050 scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera

.a su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

14/05/2010 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco

compresi tagli e sfridi: Bianco venato

Ambienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´235´332,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´235´332,94

6 14,36 14,36

14 15,00 15,00

3 25,04 25,04

2 14,21 14,21

17 14,12 14,12

18 14,96 14,96

20 15,01 15,01

21 14,56 14,56

23 19,23 19,23

24 14,92 14,92

48 14,57 14,57

39 15,11 15,11

35 30,78 30,78

36 12,58 12,58

27 14,04 14,04

26 15,01 15,01

22 47,94 47,94

16 75,00 75,00

SOMMANO m² 386,44 99,65 38´508,75

526 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

14/05/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

AMBIENTE

38 24,03

30 24,03

25 10,73

7 21,10

11 24,03

19 12,24

SOMMANO m² 116,16 39,67 4´608,07

527 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura

E.13.040.030 opaca, elevata durezza e resistenza per

.e pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle

14/05/2010 norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi,

pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

AMBIENTE

42 84,41 84,41

41 21,50 21,50

49 21,50 21,50

33 21,44 21,44

47 21,83 21,83

34 81,17 81,17

31 30,31 30,31

15 85,50 85,50

12 43,30 43,30

52 29,94 29,94

4 43,90 43,90

1 82,17 82,17

SOMMANO m² 566,97 45,60 25´853,83

528 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma,

NP060 esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

14/05/2010 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma

sintetica al 100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire

il lavoro compiuto a regola d'arte.

AMBIENTE

13 14,58 14,58

48 12,53 12,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,11 4´304´303,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,11 4´304´303,59

8 15,16 15,16

5 15,70 15,70

10 11,89 11,89

9 8,94 8,94

40 15,50 15,50

50 12,96 12,96

37 8,83 8,83

29 12,23 12,23

28 12,68 12,68

32 14,93 14,93

rivestimento

5 20,00 3,000 60,00

8 22,70 3,000 68,10

9 12,00 3,000 36,00

48 21,28 3,000 63,84

10 14,30 3,000 42,90

13 19,00 3,000 57,00

32 20,00 3,000 60,00

28 14,20 3,000 42,60

29 21,00 3,000 63,00

37 12,00 3,000 36,00

50 20,00 3,000 60,00

40 19,90 3,000 59,70

SOMMANO m2 805,07 70,39 56´668,88

529 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

E.16.020.003 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza

.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le

14/05/2010 murature con uno strato protettivo Arricciatura di

murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana

ambiente soffitti

17 14,12 14,12

19 12,24 12,24

22 47,94 47,94

18 14,92 14,92

20 15,01 15,01

21 14,56 14,56

23 14,23 14,23

24 14,92 14,92

36 12,58 12,58

26 15,01 15,01

27 14,04 14,04

16 75,00 75,00

AMBIENTE PARETI

1 37,50 1,200 45,00

2 16,40 3,000 49,20

3 25,90 3,000 77,70

4 24,00 1,200 28,80

52 24,00 1,200 28,80

7 32,80 1,000 32,80

11 37,89 1,000 37,89

12 26,00 1,200 31,20

14 15,50 3,000 46,50

6 15,30 3,000 45,90

16 38,00 1,200 45,60

36 13,00 3,000 39,00

35 29,00 3,000 87,00

34 38,00 1,200 45,60

31 24,20 1,200 29,04

33 20,37 1,200 24,44

47 19,90 1,200 23,88

30 41,00 1,000 41,00

38 41,50 1,000 41,50

48 15,00 3,000 45,00

39 15,00 3,000 45,00

41 18,80 1,200 22,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´177,98 4´360´972,47
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R I P O R T O 1´177,98 4´360´972,47

49 19,00 1,200 22,80

42 38,00 1,200 45,60

VERANDE 2,00 84,94 1,200 203,86

17 16,70 3,000 50,10

18 26,30 3,000 78,90

19 16,00 1,000 16,00

20 26,30 3,000 78,90

22 47,00 3,000 141,00

16 63,00 3,000 189,00

21 26,30 3,000 78,90

23 26,30 3,000 78,90

25 28,00 1,000 28,00

24 26,30 3,000 78,90

27 17,00 3,000 51,00

26 26,30 3,000 78,90

SOMMANO m² 2´398,74 2,82 6´764,45

530 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

14/05/2010 premiscelato di fondo base calce

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 7,87 18´878,08

531 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

14/05/2010 premiscelato a base di calce

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 8,36 20´053,47

532 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con

.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

14/05/2010 2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 2,34 5´613,05

533 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

E.21.020.040 coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

.b superfici interne con idropittura traspirante e

14/05/2010 idrorepellente

2398,74 2´398,74

SOMMANO m² 2´398,74 5,48 13´145,10

534 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

14/05/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

AMBIENTE

1 37,50 1,800 67,50

4 27,00 1,800 48,60

52 24,00 1,800 43,20

7 32,80 2,000 65,60

11 37,89 2,000 75,78

12 26,00 1,800 46,80

16 38,00 1,800 68,40

34 38,00 1,800 68,40

31 24,20 1,800 43,56

33 20,37 1,800 36,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 564,51 4´425´426,62
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R I P O R T O 564,51 4´425´426,62

47 19,90 1,800 35,82

30 41,00 2,000 82,00

38 41,50 2,000 83,00

41 18,80 1,800 33,84

49 19,00 1,800 34,20

42 38,00 1,800 68,40

verande 84,94 1,800 152,89

19 16,00 2,000 32,00

25 28,00 2,000 56,00

SOMMANO m² 1´142,66 36,36 41´547,12

535 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

14/05/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

AMBIENTE

15 85,50 85,50

12 43,30 43,30

13 14,58 14,58

6 14,35 14,35

14 15,00 15,00

48 12,53 12,53

11 24,03 24,03

9 8,94 8,94

8 15,16 15,16

7 21,10 21,10

4 43,90 43,90

5 15,70 15,70

52 29,94 29,94

3 25,04 25,04

1 82,15 82,15

25 10,73 10,73

42 84,41 84,41

41 21,50 21,50

49 21,50 21,50

48 14,57 14,57

39 15,11 15,11

40 15,50 15,50

37 8,83 8,83

50 15,96 15,96

38 24,03 24,03

30 24,03 24,03

28 12,68 12,68

29 12,23 12,23

31 30,31 30,31

32 14,93 14,93

33 21,44 21,44

47 21,83 21,83

34 82,17 82,17

35 30,78 30,78

2 14,21 14,21

verande 2,00 66,30 132,60

SOMMANO m² 1´080,57 21,80 23´556,43

536 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente

NP059 da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

14/05/2010 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e

di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a

regola d'arte.

AMBIENTE

5 20,00 20,00

8 22,70 22,70

9 12,00 12,00

48 21,28 21,28

10 14,30 14,30

13 19,00 19,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109,28 4´490´530,17
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R I P O R T O 109,28 4´490´530,17

32 20,00 20,00

28 14,20 14,20

29 21,00 21,00

37 12,00 12,00

50 20,00 20,00

40 19,90 19,90

SOMMANO m 216,38 14,37 3´109,38

537 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le

E.15.080.020 superfici a vista lucidate e coste rifilate o

.a semplicemente smussate, posto in opera con idoneo

14/05/2010 collante comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm

AMBIENTE

2 16,40 16,40

3 25,90 25,90

14 15,50 15,50

6 15,30 15,30

36 13,00 13,00

35 29,00 29,00

48 15,00 15,00

39 15,00 15,00

17 16,70 16,70

18 26,30 26,30

20 26,30 26,30

22 47,00 47,00

16 63,00 63,00

21 26,30 26,30

23 26,30 26,30

24 26,30 26,30

27 17,00 17,00

26 26,30 26,30

SOMMANO m 446,60 11,27 5´033,18

538 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

14/05/2010 p6 14,00 1,200 2,100 35,28

POS 16,00 0,800 2,100 26,88

P4 17,00 1,500 2,100 53,55

P1d 3,00 0,900 2,100 5,67

P9S 5,00 0,700 2,100 7,35

P02 7,00 0,800 2,100 11,76

P1D 2,00 0,900 2,100 3,78

P9D 3,00 0,700 2,100 4,41

SOMMANO m2 148,68 172,96 25´715,69

539 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

E.18.160.130 acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

.c tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e

14/05/2010 maniglia esterna dotata di serratura

4,00

4,00

4,00

SOMMANO cad 12,00 186,94 2´243,28

540 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.a 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

14/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 4´526´631,70
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R I P O R T O 4,00 4´526´631,70

SOMMANO cad 4,00 746,40 2´985,60

541 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.e 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

14/05/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 810,34 1´620,68

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 412´129,47

Parziale Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8)  (Cat 4)

euro 419´773,97

Adeguamento sismico  (Cat 7)

Opere strutturali  (SbCat 2)

542 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per

NP098 realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

12/05/2010 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per

diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n.

8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

sviluppo lineare delle pareti pari a ml 248 248,00 4,500 1´116,00

SOMMANO m2 1´116,00 154,43 172´343,88

543 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

12/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 2´232,00

SOMMANO m² 2´232,00 27,60 61´603,20

544 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

12/05/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

maglia f8 10x10 2,00 248,00 4,500 7,980 17´811,36

SOMMANO kg 17´811,36 1,92 34´197,81

545 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

12/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

pareti di placcaggio n. 8 fori per mq 8,00 248,00 4,500 1,578 14´088,38

SOMMANO kg 14´088,38 2,03 28´599,41

546 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.040 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di

12/05/2010 consistenza S4 o S5 eseguito s ... oli ponteggi,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´827´982,28
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R I P O R T O 4´827´982,28

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/

mm²

pareti di placcaggio 2,00 248,00 4,500 0,150 334,80

SOMMANO m³ 334,80 126,67 42´409,12

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 339´153,42

Parziale Adeguamento sismico  (Cat 7) euro 339´153,42

Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8)  (Cat 4)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

547 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP014 ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

14/05/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

4,00

8,00

SOMMANO cadauno 12,00 167,94 2´015,28

548 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

14/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

10,00

4,00

11,00

SOMMANO cad 25,00 30,30 757,50

549 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

14/05/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

12,00

SOMMANO cad 12,00 41,23 494,76

550 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP026 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.1 centralino da parete

N.6 prese universali  10/16A - 230 V

N.3 prese lineari bipassoi  10/16A - 230 V

N.1 presa RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 154,59 1´236,72

551 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´874´895,66
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R I P O R T O 4´874´895,66

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 175,49 701,96

552 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 108,63 869,04

553 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo

NP016 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

14/05/2010 su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di

sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 111,52 1´115,20

554 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

14/05/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

11,00

SOMMANO cad 11,00 27,00 297,00

555 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

f OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²

13,00

SOMMANO m 13,00 10,28 133,64

556 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

13,00

SOMMANO m 13,00 4,36 56,68

557 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

a OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x10 mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´878´069,18
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´878´069,18

150,00

SOMMANO m 150,00 3,42 513,00

558 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

d OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

14/05/2010 20-22 III), non prop ... archio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza

alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

alimentazioni prese privilegiate 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

alimentazioni illuminazione 5,00 39,00 195,00

SOMMANO m 780,00 4,97 3´876,60

559 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

linea prese 380V laboratori 5,00 65,00 325,00

SOMMANO m 325,00 8,43 2´739,75

560 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

13/05/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

alimentazione quadri di zona 5,00 39,00 195,00

alimentazione prese 220V 5,00 39,00 195,00

SOMMANO m 390,00 6,93 2´702,70

561 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

13/05/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

distribuzione piano 10,00 80,00 800,00

SOMMANO m 800,00 27,45 21´960,00

562 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

14/05/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

199,00 199,00

SOMMANO cad 199,00 173,93 34´612,07

563 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

14/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 220 V 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 4´944´473,30
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R I P O R T O 25,00 4´944´473,30

SOMMANO cad 25,00 92,91 2´322,75

564 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

i EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

14/05/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 380 V 5,00

SOMMANO cad 5,00 169,33 846,65

565 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

14/05/2010 quadro distribuzione piano primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

566 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

14/05/2010 zone 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9´385,26 46´926,30

567 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

14/05/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70

200,00

SOMMANO cad 200,00 6,46 1´292,00

568 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

13/05/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

alimentazione elettrica 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,40 1´400,00

569 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

13/05/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,47 2´470,00

570 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

13/05/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

107,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107,00 5´010´415,63
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R I P O R T O 107,00 5´010´415,63

SOMMANO cad 107,00 7,28 778,96

571 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

13/05/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

572 Accessori per centrali di segnalazione automatica di

L.16.010.020. incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione

b dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per

13/05/2010 centrale a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 733,00 733,00

573 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

13/05/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

controllo 1/60 mq 60,00 60,00

c/soffitti 60,00 60,00

SOMMANO cad 120,00 103,75 12´450,00

574 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

13/05/2010 5,00

SOMMANO cad 5,00 221,74 1´108,70

575 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: campana di allarme IP 55

d 4,00

13/05/2010

SOMMANO cad 4,00 74,39 297,56

576 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

13/05/2010 alimentazione rilevatori di piano 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,12 1´272,00

577 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad

L.16.020.070. indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V

b c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: di gas

14/05/2010 metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per

impianti

24,00

SOMMANO cad 24,00 522,67 12´544,08

578 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

14/05/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´041´114,45
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R I P O R T O 5´041´114,45

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

50,00

SOMMANO cad 50,00 152,89 7´644,50

579 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 108,63 869,04

580 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

14/05/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

15,00

1,00

SOMMANO cadauno 16,00 175,49 2´807,84

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 182´044,43

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

581 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

13/05/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

10,00

SOMMANO cad 10,00 208,40 2´084,00

582 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

13/05/2010 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 45,46 454,60

583 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

13/05/2010 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 50,60 506,00

584 Idrante UNI 145

NP065 10,00

13/05/2010

SOMMANO cadauno 10,00 39,00 390,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´055´870,43
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R I P O R T O 5´055´870,43

585 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

13/05/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

10,00 5,00 50,00

SOMMANO m 50,00 18,61 930,50

586 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs

S.04.010.040 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

.c simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

13/05/2010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

22,00

SOMMANO cad 22,00 5,83 128,26

587 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM

C.09.010.080 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di

.l sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

13/05/2010 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

10,00

SOMMANO cad 10,00 68,88 688,80

588 Posizionamento in opera di estintore con staffa a

C.09.010.140 parete In acciaio per estintore da kg 9-12

.e 10,00

13/05/2010

SOMMANO cad 10,00 23,83 238,30

589 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.i femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/05/2010 opera. Completo di cassetta  ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"

4,00

SOMMANO cad 4,00 221,30 885,20

590 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.f femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 185,40 185,40

591 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.c femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/05/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 144,77 144,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´059´071,66
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R I P O R T O 5´059´071,66

592 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

593 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.g femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,18 199,18

594 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.d femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,12 162,12

595 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.a femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

14/06/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 125,26 125,26

596 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

14/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircola acqua calda 90,00

acqua fredda 20,00

SOMMANO m 110,00 7,84 862,40

597 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.c del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

14/05/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 3/4"

acqua calda 90,00

acqua fredda 40,00

SOMMANO m 130,00 11,20 1´456,00

598 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.d del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´062´085,52
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R I P O R T O 5´062´085,52

14/05/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"

acqua fredda 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 13,58 407,40

599 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

da collettore CB 5,00 5,00

da collettore CD 5,00 5,00

da collettore Cf 7,00 7,00

SOMMANO cad 17,00 49,72 845,24

600 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

dal collettore CB 19,00

dal collettore CD 2,00

SOMMANO cad 21,00 44,47 933,87

601 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CB 5,00

dal collettore CD 5,00

dal collettore CF 1,00

dal collettore CF 9,00

SOMMANO cad 20,00 45,61 912,20

602 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 10,00

14/05/2010

SOMMANO cadauno 10,00 25,12 251,20

603 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

26,00

SOMMANO cad 26,00 49,72 1´292,72

604 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

14/05/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

11,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,00 5´066´728,15
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R I P O R T O 11,00 5´066´728,15

SOMMANO cad 11,00 45,61 501,71

605 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

14/05/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

14,00

SOMMANO cad 14,00 365,06 5´110,84

606 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

14/05/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

9,00

SOMMANO cad 9,00 251,48 2´263,32

607 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a

I.01.020.100. pasta di colore bianco extra clay completo di accessori

b e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a

14/05/2010 muro diametro  ... are la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in

extra con miscelatore monocomando

80,00

SOMMANO cad 80,00 277,51 22´200,80

608 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo

I.01.030.070. per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta

a con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85

14/05/2010 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´760,72 2´760,72

609 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

14/05/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

25,00

SOMMANO cad 25,00 45,81 1´145,25

610 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

14/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

ventilazione 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,42 1´113,00

611 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´101´823,79
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R I P O R T O 5´101´823,79

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

14/05/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 75 mm

scarico 15,00 10,00 150,00

SOMMANO m 150,00 11,15 1´672,50

612 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.d stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 16x1,0

alimentazione gas labratori 16,00 20,00 320,00

SOMMANO m 320,00 5,88 1´881,60

613 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

montanti principali 4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 80,00 9,73 778,40

614 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

d compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

14/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 1"

intercettazione line gas 16,00

SOMMANO cad 16,00 23,94 383,04

615 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

c compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

14/05/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 3/4"

intercettazione circiti secondari 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,85 202,20

616 Opere murarie connesse alla realizzazione

NP087 dell'impianto, compreso apertura e chiusura di tracce e

14/05/2010 fori, supporti e sostegni per le tubazioni,

compartimentazioni e quanto occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´586,97 3´586,97

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 57´892,67

Impianti termici  (SbCat 5)

617 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´110´328,50
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R I P O R T O 5´110´328,50

14/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 3,80 1´292,00

618 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

14/05/2010 canali mandata 1,30 190,000 8,500 2´099,50

canali ripresa 1,30 171,000 8,500 1´889,55

canali mandata principale UTA 1 1,30 120,000 10,000 1´560,00

SOMMANO kg 5´549,05 6,22 34´515,09

619 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

14/05/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata piano primo 1,30 190,000 247,00

SOMMANO mq 247,00 14,26 3´522,22

620 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato

C.05.010.110 con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm,

.a idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici

14/05/2010 l'isolamento termico dei cana ... egola d'arte. Per

rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali

di distribuzione aria realizzato con lamierino

canali mandata principale uta 1 1,30 120,000 156,00

SOMMANO m² 156,00 32,19 5´021,64

621 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

14/05/2010 distribuzione aria 77,00

SOMMANO cad 77,00 65,40 5´035,80

622 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

14/05/2010 porte 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 55,99 2´911,48

623 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse

C.06.020.070 inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio

.z35 con viti in vista, io opera Da mm 600X400

14/05/2010 8,00

SOMMANO cad 8,00 61,55 492,40

624 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

14/05/2010 400X600

4,00

SOMMANO cad 4,00 67,24 268,96

625 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´163´388,09
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R I P O R T O 5´163´388,09

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

14/05/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

95,00 3,00 285,00

70,00 3,00 210,00

SOMMANO m 495,00 23,56 11´662,20

626 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

14/05/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

57,00

SOMMANO cad 57,00 148,40 8´458,80

627 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

30,00

SOMMANO cad 30,00 634,27 19´028,10

628 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.a copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

27,00

SOMMANO cad 27,00 596,80 16´113,60

629 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

14/05/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

5,00 1500,000 7´500,00

SOMMANO w 7´500,00 0,16 1´200,00

630 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

14/06/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

5,00

SOMMANO cad 5,00 85,99 429,95

631 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

14/05/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

61,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,00 5´220´280,74
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R I P O R T O 61,00 5´220´280,74

SOMMANO cadauno 61,00 81,15 4´950,15

632 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

2,00 130,00 260,00

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 312,00 27,38 8´542,56

633 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

2,00 104,00 208,00

SOMMANO m 208,00 24,42 5´079,36

634 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 26,80 3´484,00

635 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.b opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 52,00 20,02 1´041,04

636 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

14/05/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

2,00 156,00 312,00

SOMMANO m 312,00 9,28 2´895,36

637 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.a opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

rete orizzontale f 3/4" 2,00 156,00 312,00

rete orizzontale f 1/2" 2,00 117,00 234,00

SOMMANO m 546,00 17,20 9´391,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´255´664,41
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R I P O R T O 5´255´664,41

638 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

2,00 195,00 390,00

SOMMANO m 390,00 7,51 2´928,90

639 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

2,00 169,00 338,00

SOMMANO m 338,00 9,73 3´288,74

640 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

14/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

130,00 130,00

52,00 52,00

312,00 312,00

546,00 546,00

SOMMANO m 1´040,00 3,48 3´619,20

641 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.f a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN50 (2")

208,00 208,00

SOMMANO m 208,00 19,73 4´103,84

642 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.e a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 17,76 2´308,80

643 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.d a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 16,22 843,44

644 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.c a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´272´757,33
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R I P O R T O 5´272´757,33

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN25 (1")

312,00 312,00

SOMMANO m 312,00 13,72 4´280,64

645 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

546,00 546,00

SOMMANO m 546,00 3,80 2´074,80

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 168´784,27

Parziale Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8)  (Cat 4)

euro 408´721,37

Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio 9)

(Cat 5)

Opere edili   (SbCat 1)

646 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

24/05/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

area oggetto di intervento 191,10 3,000 573,30

SOMMANO m² 573,30 6,53 3´743,65

647 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

24/05/2010 ceramica

area oggetto di intervento 1276,36 1´276,36

SOMMANO m² 1´276,36 7,52 9´598,23

648 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a area oggetto di intervento 1276,36 0,050 63,82

24/05/2010

SOMMANO m³ 63,82 23,83 1´520,83

649 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

03/06/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´327,27 3´327,27

650 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

03/06/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 5´297´302,75
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R I P O R T O 1,00 5´297´302,75

SOMMANO a corpo 1,00 3´320,56 3´320,56

651 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la

R.02.080.030 rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di

.a coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al

03/06/2010 luogo di deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione

di controsoffitti in metallo

area oggeto di intervento 1276,36 1´276,36

SOMMANO m² 1´276,36 5,02 6´407,33

652 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato

R.02.110.030 sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,

.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

03/06/2010 dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

15,00 0,80 2,100 25,20

SOMMANO m² 25,20 8,13 204,88

653 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

03/06/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

1062,02 3,000 3´186,06

SOMMANO m² 3´186,06 4,56 14´528,43

654 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

R.02.120.010 che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta,

.a bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,

03/06/2010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di

apparecchi igienico sanitari

wc 8,00

lavabo 8,00

SOMMANO cad 16,00 6,27 100,32

655 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

R.02.120.020 murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi

.c diversi da 2" fino a 4"

03/06/2010 wc 8,00 5,00 40,00

lavabo 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 80,00 6,90 552,00

656 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

03/06/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

57,33 57,33

38,29 38,29

63,82 63,82

63,82 63,82

2,68 2,68

95,58 95,58

4,80 4,80

8,00 8,00

SOMMANO m³ 334,32 25,68 8´585,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´331´001,61
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R I P O R T O 5´331´001,61

657 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

03/06/2010 334,32 334,32

SOMMANO m³ 334,32 31,58 10´557,83

658 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

03/06/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

334,32 334,32

SOMMANO m³ 334,32 4,20 1´404,14

659 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

U.09.010.130 trasporto di piccole dimensioni per movimentazione

.a dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di

03/06/2010 riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di

trasporto di piccole di dimensioni

334,32 334,32

SOMMANO m³ 334,32 40,89 13´670,34

660 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

03/06/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

251,50 3,000 754,50

SOMMANO m² 754,50 24,47 18´462,61

661 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

03/06/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

1276,36 1´276,36

SOMMANO m² 1´276,36 14,18 18´098,78

662 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

03/06/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

5,00 1276,36 6´381,80

5,00 1276,36 6´381,80

SOMMANO m² 12´763,60 0,86 10´976,70

663 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5

E.07.020.040 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi

.a preesistenti Malta autolivellante dello spessore non

03/06/2010 inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di

sottofondi preesistenti

1276,36 1´276,36

SOMMANO m² 1´276,36 4,31 5´501,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´409´673,12
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R I P O R T O 5´409´673,12

664 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino,

E.13.020.050 scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera

.a su un letto di malta bastarda, previo spolvero di

03/06/2010 cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco

compresi tagli e sfridi: Bianco venato

ambiente

1 28,98 28,98

2 19,29 19,29

3 18,23 18,23

5 24,19 24,19

6 20,79 20,79

8 17,16 17,16

9 15,65 15,65

22 33,28 33,28

23 9,87 9,87

29 16,12 16,12

30 16,12 16,12

33 32,83 32,83

25 27,72 27,72

26 28,38 28,38

28 15,01 15,01

59 10,43 10,43

SOMMANO m² 334,05 99,65 33´288,08

665 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

03/06/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

17 21,74 21,74

18 23,57 23,57

19 16,44 16,44

20 16,43 16,43

21 86,45 86,45

47 30,02 30,02

46 17,47 17,47

48 20,94 20,94

39 15,08 15,08

40 16,94 16,94

45 14,31 14,31

44 18,45 18,45

43 5,77 5,77

42 6,32 6,32

52 46,42 46,42

53 33,07 33,07

57 17,88 17,88

58 39,53 39,53

55 27,44 27,44

SOMMANO m² 474,27 39,67 18´814,29

666 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura

E.13.040.030 opaca, elevata durezza e resistenza per

.e pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle

03/06/2010 norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi,

pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

11 13,10 13,10

11a 2,38 2,38

11b 2,27 2,27

11c 2,27 2,27

11d 2,27 2,27

10 8,46 8,46

10a 2,09 2,09

10b 2,09 2,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,93 5´461´775,49
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R I P O R T O 34,93 5´461´775,49

15 13,10 13,10

15a 2,18 2,18

15b 2,01 2,01

15c 2,01 2,01

15d 2,01 2,01

16 8,45 8,45

16a 2,09 2,09

16b 2,09 2,09

27 5,87 5,87

27a 2,82 2,82

27b 2,82 2,82

38 14,89 14,89

38a 2,15 2,15

38b 2,29 2,29

38c 2,29 2,29

38d 2,29 2,29

51 17,79 17,79

51a 2,01 2,01

51b 2,01 2,01

51c 2,01 2,01

51d 2,01 2,01

SOMMANO m² 130,12 45,60 5´933,47

667 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma,

NP060 esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

03/06/2010 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma

sintetica al 100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire

il lavoro compiuto a regola d'arte.

4 22,05 22,05

7 15,34 15,34

12 14,47 14,47

14 30,57 30,57

13 9,59 9,59

24 50,79 50,79

31 16,42 16,42

32 16,42 16,42

41 36,93 36,93

37 15,66 15,66

36 5,81 5,81

35 5,81 5,81

34 16,83 16,83

49 20,87 20,87

50 6,35 6,35

54 16,17 16,17

56 27,70 27,70

60 6,00 6,00

rivestimento

4 21,77 3,000 65,31

7 19,76 3,000 59,28

12 22,27 3,000 66,81

14 39,43 3,000 118,29

13 13,53 3,000 40,59

24 40,63 3,000 121,89

31 16,82 3,000 50,46

32 16,82 3,000 50,46

41 42,84 3,000 128,52

37 22,12 3,000 66,36

36 9,67 3,000 29,01

35 9,67 3,000 29,01

34 18,34 3,000 55,02

49 27,36 3,000 82,08

50 10,08 3,000 30,24

54 20,14 3,000 60,42

56 28,52 3,000 85,56

60 10,86 3,000 32,58

SOMMANO m2 1´505,67 70,39 105´984,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´573´693,07
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R I P O R T O 5´573´693,07

668 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta

E.16.020.003 di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza

.a dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le

04/06/2010 murature con uno strato protettivo Arricciatura di

murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana

AMBIENTI SOFFITTI

1 28,98 28,98

2 19,29 19,29

3 18,23 18,23

5 24,19 24,19

6 20,79 20,79

8 17,16 17,16

9 15,65 15,65

22 33,28 33,28

23 9,87 9,87

29 16,12 16,12

30 16,12 16,12

33 32,83 32,83

25 27,72 27,72

26 28,38 28,38

28 15,01 15,01

59 10,43 10,43

17 21,74 21,74

18 23,57 23,57

19 16,44 16,44

20 16,43 16,43

21 86,45 86,45

47 30,02 30,02

46 17,47 17,47

48 20,94 20,94

39 15,08 15,08

40 16,94 16,94

45 14,31 14,31

44 18,45 18,45

43 5,77 5,77

42 6,32 6,32

52 46,42 46,42

53 33,07 33,07

57 17,88 17,88

58 39,53 39,53

55 27,44 27,44

11 13,10 13,10

11A 2,38 2,38

11B 2,27 2,27

11C 2,27 2,27

11D 2,27 2,27

10 8,46 8,46

10A 2,09 2,09

10B 2,09 2,09

15 13,10 13,10

15A 2,18 2,18

15B 2,01 2,01

15C 2,01 2,01

15D 2,01 2,01

16 8,45 8,45

16A 2,09 2,09

16B 2,09 2,09

27 5,87 5,87

27A 2,82 2,82

27B 2,82 2,82

38 14,89 14,89

38A 2,15 2,15

38B 2,29 2,29

38C 2,29 2,29

38D 2,29 2,29

51 17,79 17,79

51A 2,01 2,01

51B 2,01 2,01

51C 2,01 2,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 936,43 5´573´693,07
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R I P O R T O 936,43 5´573´693,07

51D 2,01 2,01

4 22,05 22,05

7 15,34 15,34

12 14,47 14,47

14 30,57 30,57

13 9,59 9,59

24 50,79 50,79

31 16,42 16,42

32 16,42 16,42

41 36,93 36,93

37 15,66 15,66

36 5,81 5,81

35 5,81 5,81

34 16,83 16,83

49 20,87 20,87

50 6,35 6,35

54 16,17 16,17

56 27,70 27,70

60 6,00 6,00

ambiente pareti

17 19,35 1,200 23,22

18 19,35 1,200 23,22

19 16,47 1,200 19,76

20 16,53 1,200 19,84

21 38,36 1,200 46,03

47 23,36 1,200 28,03

46 17,23 1,200 20,68

48 21,95 1,200 26,34

39 15,62 1,200 18,74

40 16,48 1,200 19,78

45 16,92 1,200 20,30

44 18,76 1,200 22,51

43 9,96 1,200 11,95

42 10,27 1,200 12,32

52 28,14 1,200 33,77

53 24,49 1,200 29,39

57 17,17 1,200 20,60

58 26,16 1,200 31,39

55 24,02 1,200 28,82

1 22,75 3,000 68,25

2 17,84 3,000 53,52

3 17,42 3,000 52,26

5 20,21 3,000 60,63

6 18,99 3,000 56,97

8 16,84 3,000 50,52

9 16,12 3,000 48,36

22 27,79 3,000 83,37

23 13,02 3,000 39,06

29 16,73 3,000 50,19

30 16,73 3,000 50,19

33 26,13 3,000 78,39

25 21,41 3,000 64,23

26 21,71 3,000 65,13

28 16,69 3,000 50,07

59 13,54 3,000 40,62

11 22,93 1,000 22,93

11A 6,26 1,000 6,26

11B 6,16 1,000 6,16

11c 6,16 1,000 6,16

11d 6,16 1,000 6,16

10 18,63 1,000 18,63

10A 5,89 1,000 5,89

10B 5,89 1,000 5,89

15 22,93 1,000 22,93

15A 6,07 1,000 6,07

15B 5,88 1,000 5,88

15c 5,88 1,000 5,88

15d 5,88 1,000 5,88

16 18,63 1,000 18,63

16A 5,89 1,000 5,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´789,91 5´573´693,07
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R I P O R T O 2´789,91 5´573´693,07

16B 5,89 1,000 5,89

27 9,76 1,000 9,76

27A 6,93 1,000 6,93

27B 6,39 1,000 6,39

38 23,20 1,000 23,20

38A 6,03 1,000 6,03

38B 6,03 1,000 6,03

38C 6,03 1,000 6,03

38D 6,03 1,000 6,03

51 23,23 1,000 23,23

51A 5,88 1,000 5,88

51B 5,88 1,000 5,88

51C 5,88 1,000 5,88

51D 5,88 1,000 5,88

SOMMANO m² 2´912,95 2,82 8´214,52

669 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

04/06/2010 premiscelato di fondo base calce

VEDI VOCE PRECEDENTE 2912,95 2´912,95

SOMMANO m² 2´912,95 7,87 22´924,92

670 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

04/06/2010 premiscelato a base di calce

2912,95 2´912,95

SOMMANO m² 2´912,95 8,36 24´352,26

671 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con

E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con

.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

04/06/2010 2912,95 2´912,95

SOMMANO m² 2´912,95 2,34 6´816,30

672 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

E.21.020.040 coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su

.b superfici interne con idropittura traspirante e

04/06/2010 idrorepellente

2912,95 2´912,95

SOMMANO m² 2´912,95 5,48 15´962,97

673 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

04/06/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

17 19,35 1,800 34,83

18 19,35 1,800 34,83

19 16,47 1,800 29,65

20 16,53 1,800 29,75

21 38,36 1,800 69,05

47 23,36 1,800 42,05

46 17,23 1,800 31,01

48 21,95 1,800 39,51

39 15,62 1,800 28,12

40 16,48 1,800 29,66

45 16,92 1,800 30,46

44 18,76 1,800 33,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 432,69 5´651´964,04
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R I P O R T O 432,69 5´651´964,04

43 9,96 1,800 17,93

42 10,27 1,800 18,49

52 28,14 1,800 50,65

53 24,49 1,800 44,08

57 17,17 1,800 30,91

58 26,16 1,800 47,09

55 24,02 1,800 43,24

11 22,93 2,000 45,86

11A 6,26 2,000 12,52

11B 6,16 2,000 12,32

11C 6,16 2,000 12,32

11D 6,16 2,000 12,32

10 18,63 2,000 37,26

10A 5,89 2,000 11,78

10B 5,89 2,000 11,78

15 22,93 2,000 45,86

15A 6,07 2,000 12,14

15B 5,88 2,000 11,76

15C 5,88 2,000 11,76

15D 5,88 2,000 11,76

16 18,63 2,000 37,26

16A 5,89 2,000 11,78

16B 5,89 2,000 11,78

27 9,76 2,000 19,52

27A 6,93 2,000 13,86

27B 6,39 2,000 12,78

38 23,20 2,000 46,40

38A 6,03 2,000 12,06

38B 6,03 2,000 12,06

38C 6,03 2,000 12,06

38D 6,03 2,000 12,06

51 23,23 2,000 46,46

51A 5,88 2,000 11,76

51B 5,88 2,000 11,76

51C 5,88 2,000 11,76

51D 5,88 2,000 11,76

SOMMANO m² 1´229,64 36,36 44´709,71

674 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

04/06/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

AMBIENTI SOFFITTI

1 28,98 28,98

2 19,29 19,29

3 18,23 18,23

5 24,19 24,19

6 20,79 20,79

8 17,16 17,16

9 15,65 15,65

22 33,28 33,28

23 9,87 9,87

29 16,12 16,12

30 16,12 16,12

33 32,83 32,83

25 27,72 27,72

26 28,38 28,38

28 15,01 15,01

59 10,43 10,43

17 21,74 21,74

18 23,57 23,57

19 16,44 16,44

20 16,43 16,43

21 86,45 86,45

47 30,02 30,02

46 17,47 17,47

48 20,94 20,94

39 15,08 15,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 582,19 5´696´673,75
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R I P O R T O 582,19 5´696´673,75

40 16,94 16,94

45 14,31 14,31

44 18,45 18,45

43 5,77 5,77

42 6,32 6,32

52 46,42 46,42

53 33,07 33,07

57 17,88 17,88

58 39,53 39,53

55 27,44 27,44

11 13,10 13,10

11A 2,38 2,38

11B 2,27 2,27

11C 2,27 2,27

11D 2,27 2,27

10 8,46 8,46

10A 2,09 2,09

10B 2,09 2,09

15 13,10 13,10

15A 2,18 2,18

15B 2,01 2,01

15C 2,01 2,01

15D 2,01 2,01

16 8,45 8,45

16A 2,09 2,09

16B 2,09 2,09

27 5,87 5,87

27A 2,82 2,82

27B 2,82 2,82

38 14,89 14,89

38A 2,15 2,15

38B 2,29 2,29

38C 2,29 2,29

38D 2,29 2,29

51 17,79 17,79

51A 2,01 2,01

51B 2,01 2,01

51C 2,01 2,01

51D 2,01 2,01

4 22,05 22,05

7 15,34 15,34

12 14,47 14,47

14 30,57 30,57

13 9,59 9,59

24 50,79 50,79

31 16,42 16,42

32 16,42 16,42

41 36,93 36,93

37 15,66 15,66

36 5,81 5,81

35 5,81 5,81

34 16,83 16,83

49 20,87 20,87

50 6,35 6,35

54 16,17 16,17

56 27,70 27,70

60 6,00 6,00

SOMMANO m² 1´272,22 21,80 27´734,40

675 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le

E.15.080.020 superfici a vista lucidate e coste rifilate o

.a semplicemente smussate, posto in opera con idoneo

04/06/2010 collante comprese le occorrenti murature, stuccature,

stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm

1 22,75 22,75

2 17,84 17,84

3 17,42 17,42

5 20,21 20,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,22 5´724´408,15
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R I P O R T O 78,22 5´724´408,15

6 18,99 18,99

8 16,84 16,84

9 16,12 16,12

22 27,79 27,79

23 13,02 13,02

29 16,73 16,73

30 16,73 16,73

33 26,13 26,13

25 21,41 21,41

26 21,71 21,71

28 16,69 16,69

59 13,54 13,54

SOMMANO m 303,92 11,27 3´425,18

676 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente

NP059 da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

04/06/2010 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e

di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a

regola d'arte.

AMBIENTE

4 21,77 21,77

7 19,76 19,76

12 22,27 22,27

14 39,43 39,43

13 13,53 13,53

24 40,63 40,63

31 16,82 16,82

32 16,82 16,82

41 42,84 42,84

37 22,12 22,12

36 9,67 9,67

35 9,67 9,67

34 18,34 18,34

49 27,36 27,36

50 10,08 10,08

54 20,14 20,14

56 28,52 28,52

60 10,86 10,86

SOMMANO m 390,63 14,37 5´613,35

677 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

04/06/2010 5,00 0,600 2,100 6,30

9,00 0,700 2,100 13,23

1,00 0,800 2,100 1,68

12,00 0,800 2,100 20,16

36,00 0,900 2,100 68,04

1,00 1,100 2,100 2,31

15,00 1,200 2,100 37,80

SOMMANO m2 149,52 172,96 25´860,98

678 Vetrate termoacustiche isolanti composte composte da

NP070 due cristalli inclori con intercapedine 6-12 mm, poste in

04/06/2010 opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in

legno o metallici compreso sfridi tagli e sigillanti

siliconici a norma UNI ISO 10493-1: sp. 4 mm

3,00 3,57 2,100 22,49

SOMMANO mq 22,49 58,59 1´317,69

679 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

E.18.160.130 acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

.c tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e

04/06/2010 maniglia esterna dotata di serratura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´760´625,35
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R I P O R T O 5´760´625,35

14,00

SOMMANO cad 14,00 186,94 2´617,16

680 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.a 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

04/06/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

7,00

SOMMANO cad 7,00 746,40 5´224,80

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 489´354,54

Parziale Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio

9)  (Cat 5) euro 489´354,54

Adeguamento sismico  (Cat 7)

Opere strutturali  (SbCat 2)

681 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per

NP098 realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

12/05/2010 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per

diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n.

8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

sviluppo lineare delle pareti pari a ml 248 198,00 4,500 891,00

SOMMANO m2 891,00 154,43 137´597,13

682 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

12/05/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

pareti di placcaggio 2,00 198,00 4,500 1´782,00

SOMMANO m² 1´782,00 27,60 49´183,20

683 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

12/05/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

maglia f8 10x10 2,00 198,00 4,500 7,980 14´220,36

SOMMANO kg 14´220,36 1,92 27´303,09

684 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

12/05/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

pareti di placcaggio n. 8 fori per mq 8,00 198,00 4,500 1,578 11´247,98

SOMMANO kg 11´247,98 2,03 22´833,40

685 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.040 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.e DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´005´384,13
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R I P O R T O 6´005´384,13

12/05/2010 consistenza S4 o S5 eseguito s ... oli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/

mm²

pareti di placcaggio 2,00 198,00 4,500 0,150 267,30

SOMMANO m³ 267,30 126,67 33´858,89

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 270´775,71

Parziale Adeguamento sismico  (Cat 7) euro 270´775,71

Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio 9)

(Cat 5)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

686 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

04/06/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 92,91 2´322,75

687 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

04/06/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

9,00

13,00

SOMMANO cad 22,00 30,30 666,60

688 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP015 ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di

04/06/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V- ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 115,62 693,72

689 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

04/06/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

5,00

SOMMANO cad 5,00 30,30 151,50

690 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

e eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

04/06/2010 tipo H07V-K o N07 ... ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con canaline

26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,00 6´043´077,59



pag. 123

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,00 6´043´077,59

SOMMANO cad 26,00 54,51 1´417,26

691 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

04/06/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

18,00 18,00

3,00 3,00

SOMMANO cad 21,00 41,23 865,83

692 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo

NP016 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

04/06/2010 su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di

sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

31,00

SOMMANO cadauno 31,00 111,52 3´457,12

693 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

04/06/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

13,00

SOMMANO cad 13,00 27,00 351,00

694 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

h OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x35 mm²

alimentazione al quadro di paino terzo 1,30 30,00 39,00

SOMMANO m 39,00 16,84 656,76

695 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

cavo di terra 1,30 30,00 39,00

SOMMANO m 39,00 4,36 170,04

696 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

a OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x10 mm²

5,00 39,00 195,00

SOMMANO m 195,00 3,42 666,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´050´662,50
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R I P O R T O 6´050´662,50

697 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

5,00 65,000 325,00

SOMMANO m 325,00 8,43 2´739,75

698 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

d OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... archio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza

alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

alimentazione prese privilegiate 5,00 65,00 325,00

alimentazione illuminazione 5,00 65,00 325,00

alimentazione illuminazione 1 5,00 65,00 325,00

alimentazione illuminazione 2 5,00 65,00 325,00

SOMMANO m 1´300,00 4,97 6´461,00

699 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

04/06/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

5,00 65,00 325,00

SOMMANO m 325,00 6,93 2´252,25

700 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

04/06/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

10,00 80,00 800,00

SOMMANO m 800,00 27,45 21´960,00

701 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

04/06/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

195,00

SOMMANO cad 195,00 173,93 33´916,35

702 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

i EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

04/06/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

5,00

SOMMANO cad 5,00 169,33 846,65

703 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´118´838,50
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R I P O R T O 6´118´838,50

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

04/06/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

704 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

04/06/2010 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 9´385,26 46´926,30

705 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

04/06/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70

200,00 200,00

SOMMANO cad 200,00 6,46 1´292,00

706 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

04/06/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,40 1´400,00

707 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

04/06/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,47 2´470,00

708 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

04/06/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

133,00

SOMMANO cad 133,00 7,28 968,24

709 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

04/06/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

710 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´184´094,19
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R I P O R T O 6´184´094,19

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

04/06/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

63,00

63,00

SOMMANO cad 126,00 103,75 13´072,50

711 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

04/06/2010 5,00

SOMMANO cad 5,00 221,74 1´108,70

712 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: campana di allarme IP 55

d 4,00

04/06/2010

SOMMANO cad 4,00 74,39 297,56

713 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

04/06/2010 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 2,12 1´272,00

714 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

04/06/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

50,00

SOMMANO cad 50,00 152,89 7´644,50

715 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

04/06/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 108,63 3´041,64

716 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

04/06/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

8,00

SOMMANO cad 8,00 208,40 1´667,20

717 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

04/06/2010 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 6´212´198,29
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R I P O R T O 8,00 6´212´198,29

SOMMANO cadauno 8,00 45,46 363,68

718 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

04/06/2010 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 50,60 404,80

719 Idrante UNI 145

NP065 8,00

04/06/2010

SOMMANO cadauno 8,00 39,00 312,00

720 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

04/06/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 18,61 744,40

721 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs

S.04.010.040 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

.c simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

04/06/2010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

23,00

SOMMANO cad 23,00 5,83 134,09

722 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM

C.09.010.080 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di

.l sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

04/06/2010 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

10,00

SOMMANO cad 10,00 68,88 688,80

723 Posizionamento in opera di estintore con staffa a

C.09.010.140 parete In acciaio per estintore da kg 9-12

.e 10,00

04/06/2010

SOMMANO cad 10,00 23,83 238,30

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 175´841,34

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

724 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.i femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"

1,00 1,00

1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 221,30 442,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´215´526,96



pag. 128

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´215´526,96

725 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.f femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 185,40 185,40

726 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.g femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,18 199,18

727 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

728 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.d femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,12 162,12

729 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.c femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 144,77 144,77

730 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.010 elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

.a femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

04/06/2010 opera. Completi di cassett ... va eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 125,26 125,26

731 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

04/06/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´216´552,59
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finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircolo acqua calda 125,00

SOMMANO m 125,00 7,84 980,00

732 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.c del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

04/06/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 3/4"

acqua calda 100,00

acqua freddo 70,00

SOMMANO m 170,00 11,20 1´904,00

733 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.d del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

04/06/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"

acqua calda 25,00

acqua freddo 30,00

SOMMANO m 55,00 13,58 746,90

734 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.e del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

04/06/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/4

25,00

SOMMANO m 25,00 16,44 411,00

735 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

04/06/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CB 5,00

dal collettore CC 5,00

dal collettore CF 3,00

dal collettore CG 1,00

dal collettore CH 3,00

SOMMANO cad 17,00 49,72 845,24

736 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

04/06/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

dal collettore CA 8,00 8,00

dal collettore CD 6,00 6,00

dal collettore CE 7,00 7,00

SOMMANO cad 21,00 44,47 933,87

737 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´222´373,60
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I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

04/06/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CA 3,00

dal collettore CB 2,00

dal collettore CC 3,00

dal collettore CD 3,00

dal collettore CE 5,00

dal collettore CF 1,00

dal collettore CG 1,00

dal collettore CH 2,00

SOMMANO cad 20,00 45,61 912,20

738 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 AMBIENTI

04/06/2010 11 1,00

13-14-15-16 2,00

19-20-21-22 1,00

27 1,00

48-49-50 1,00

57 1,00

59-60-61-62 1,00

64-65-66-67 1,00

69 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 25,12 251,20

739 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

04/06/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

AMBIENTI

11 2,00

13-14-15-16 5,00

19-20-21-22 5,00

27 2,00

48-49-50 3,00

57 2,00

59-60-61-62 5,00

64-65-66-67 5,00

69 2,00

SOMMANO cad 31,00 49,72 1´541,32

740 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

04/06/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

AMBIENTI

11 1,00

13-14-15-16 2,00

19-20-21-22 2,00

27 1,00

48-49-50 1,00

57 1,00

59-60-61-62 2,00

64-65-66-67 2,00

69 1,00

SOMMANO cad 13,00 45,61 592,93

COMMITTENTE: 
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741 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

04/06/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

13,00

SOMMANO cad 13,00 365,06 4´745,78

742 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

04/06/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

AMBIENTI

11 1,00

13-14-15-16 2,00

19-20-21-22 3,00

27 1,00

48-49-50 2,00

57 1,00

59-60-61-62 3,00

64-65-66-67 3,00

69 1,00

SOMMANO cad 17,00 251,48 4´275,16

743 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo

I.01.030.070. per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta

a con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85

04/06/2010 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera

completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´760,72 2´760,72

744 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

04/06/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

30,00

SOMMANO cad 30,00 45,81 1´374,30

745 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

04/06/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

17,00 10,00 170,00

SOMMANO m 170,00 7,42 1´261,40

746 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

04/06/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 75 mm

COMMITTENTE: 
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17,00 10,00 170,00

SOMMANO m 170,00 11,15 1´895,50

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 26´899,75

Impianti termici  (SbCat 5)

747 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

14/05/2010 canali mandata 1,30 150,000 8,500 1´657,50

canali ripresa 1,30 135,000 8,500 1´491,75

SOMMANO kg 3´149,25 6,22 19´588,34

748 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

14/05/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata piano primo 1,30 150,000 195,00

SOMMANO mq 195,00 14,26 2´780,70

749 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

14/05/2010 distribuzione aria 77,00

SOMMANO cad 77,00 65,40 5´035,80

750 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

14/05/2010 porte 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 55,99 2´799,50

751 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse

C.06.020.070 inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio

.z35 con viti in vista, io opera Da mm 600X400

14/05/2010 8,00

SOMMANO cad 8,00 61,55 492,40

752 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

14/05/2010 400X600

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 67,24 268,96

753 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

14/05/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

95,00 3,00 285,00

SOMMANO m 285,00 23,56 6´714,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´279´664,41
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754 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

14/05/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

57,00

SOMMANO cad 57,00 148,40 8´458,80

755 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

30,00

SOMMANO cad 30,00 634,27 19´028,10

756 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.a copertura, pannello di comando velocità incorporato,

14/05/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

27,00

SOMMANO cad 27,00 596,80 16´113,60

757 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

14/05/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

7,00 1500,000 10´500,00

SOMMANO w 10´500,00 0,16 1´680,00

758 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

04/06/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

7,00

SOMMANO cad 7,00 85,99 601,93

759 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

14/05/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

65,00

SOMMANO cadauno 65,00 81,15 5´274,75

760 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

COMMITTENTE: 
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2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 240,00 27,38 6´571,20

761 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m 130,00 24,42 3´174,60

762 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

2,00 39,00 78,00

SOMMANO m 78,00 26,80 2´090,40

763 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.b opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

2,00 39,00 78,00

SOMMANO m 78,00 20,02 1´561,56

764 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

14/05/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

2,00 221,00 442,00

SOMMANO m 442,00 9,28 4´101,76

765 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.a opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

14/05/2010 comprende: inci ... rre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

rete orizzontale f 3/4" 2,00 117,00 234,00

rete orizzontale f 1/2" 2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 754,00 17,20 12´968,80

766 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

2,00 299,00 598,00

SOMMANO m 598,00 7,51 4´490,98

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6´365´780,89

767 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

14/05/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

2,00 117,00 234,00

SOMMANO m 234,00 9,73 2´276,82

768 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

14/05/2010 equivalente sviluppo perimetrale

78,00 78,00

78,00 78,00

442,00 442,00

754,00 754,00

SOMMANO m 1´352,00 3,48 4´704,96

769 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.f a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN50 (2")

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 19,73 2´564,90

770 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.e a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)

78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 17,76 1´385,28

771 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.d a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 16,22 1´265,16

772 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.c a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

14/05/2010 40°  ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN25 (1")

442,00 442,00

SOMMANO m 442,00 13,72 6´064,24

773 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.050 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.b a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´384´042,25
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R I P O R T O 6´384´042,25

14/05/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm13 DN20 (3/4")

754,00 754,00

SOMMANO m 754,00 3,80 2´865,20

774 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia

C.06.030.020 aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti

.f , portelle di ispezione, motore preddisposto a doppia

04/06/2010 alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP

54, in opera Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´575,78 6´303,12

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 151´226,46

Parziale Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio

9)  (Cat 5) euro 353´967,55

Piano quarto (ex stabulario demolizioni)  (Cat 6)

Opere edili   (SbCat 1)

775 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla

R.02.110.050 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

.a telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli

04/06/2010 di te ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie

fino a 3 m²

19,00 0,800 2,100 31,92

22,00 1,500 2,100 69,30

2,00 34,00 1,800 122,40

48,00 1,800 86,40

48,00 1,800 86,40

6,00 1,500 1,800 16,20

2,00 20,00 1,800 72,00

SOMMANO m² 484,62 7,50 3´634,65

776 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra

R.02.060.010 naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5

.a cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e

04/06/2010 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza

recupero di materiale

ingresso 11,45 12,100 138,55

laboratorio 4,40 6,200 27,28

3,80 6,200 23,56

disimpegno 2,80 8,200 22,96

laboratorio 3,75 8,200 30,75

ufficio 6,05 4,550 27,53

disimpegno 4,55 6,650 30,26

wc 4,90 2,000 9,80

1,80 4,500 8,10

2,00 2,30 1,500 6,90

stabulario 13,00 7,900 102,70

8,00 9,400 75,20

disimpegno 7,45 4,900 36,51

stabulario 9,30 3,200 29,76

6,65 5,550 36,91

deposito 3,65 6,650 24,27

stabulario 6,55 9,300 60,92

deposito 7,30 3,300 24,09

1,90 3,300 6,27

rampe laterali 2,00 20,00 1,850 74,00

disimpegno 6,65 4,550 30,26

laboratorio 8,20 4,350 35,67

disimpegno 2,85 2,000 5,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 867,95 6´396´845,22
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R I P O R T O 867,95 6´396´845,22

5,50 3,700 20,35

uffici 4,55 6,050 27,53

4,05 6,300 25,52

3,90 4,600 17,94

disimpegno 7,50 4,600 34,50

wc 2,00 2,30 1,500 6,90

5,00 2,000 10,00

4,50 2,000 9,00

uffici 6,50 3,750 24,38

6,50 4,150 26,98

stabulario 12,30 8,000 98,40

ingresso 12,10 11,450 138,55

SOMMANO m² 1´308,00 9,42 12´321,36

777 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.a riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

04/06/2010 spessore fino a 10 cm

222,00 222,00

SOMMANO m² 222,00 3,40 754,80

778 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.c riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

04/06/2010 spessore da 15 ,1 a 30 cm

334,40 2,800 936,32

SOMMANO m² 936,32 9,05 8´473,70

779 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di

R.02.020.050 martello demolitore meccanico: non armato di spessore

.c oltre cm 10

04/06/2010 2,00 13,00 4,000 2,800 291,20

2,00 3,00 2,800 16,80

2,00 3,00 2,800 16,80

2,00 2,800 5,60

16,00 0,40 0,500 2,800 8,96

SOMMANO m³ 339,36 192,36 65´279,29

780 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e

R.02.115.010 collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di

.b qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi

04/06/2010 sviluppo, in oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di elementi struturali con profili NP,

HEA, UPN, L, C e similari

1´308,23

SOMMANO kg 1´308,23 0,73 955,01

781 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

04/06/2010 fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata

di materiali di risulta

780,53 780,53

SOMMANO m³ 780,53 25,68 20´044,01

782 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

E.01.050.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali valutazione a volume

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´504´673,39
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R I P O R T O 6´504´673,39

04/06/2010 780,53 780,53

SOMMANO m³ 780,53 31,58 24´649,14

783 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

E.01.050.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.a scarico dei materiali valutazione a peso

04/06/2010 3924,69 3´924,69

SOMMANO kg 3´924,69 0,03 117,74

784 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.a da: opere di recupero; ripristinon locativo;

04/06/2010 manutenzione ordinaria;man ... ore è pienamente

responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

780,53 780,53

SOMMANO m³ 780,53 4,20 3´278,23

785 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.i da: opere di recupero; ripristinon locativo;

04/06/2010 manutenzione ordinaria;man ... te responsabile del della

classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine,

gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04

0,10 392,470 39,25

0,10 392,470 39,25

SOMMANO m³ 78,50 45,29 3´555,27

786 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

E.01.060.020 privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti

.d da: opere di recupero; ripristinon locativo;

04/06/2010 manutenzione ordinaria;man ... mente responsabile del

della classificazione dichiarata. Macerie edili con

impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

339,36 339,36

339,36 339,36

SOMMANO m³ 678,72 37,16 25´221,24

787 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e

R.02.010.040 stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le

.e perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il

04/06/2010 taglio dei  ... uso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata: su cemento fortemente armato ( ferro oltre i

150 Kg/m³ di CLS )

2,00 0,20 21,000 8,40

SOMMANO m³ 8,40 1´040,27 8´738,27

788 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

R.02.140.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali: valutazione a volume

04/06/2010 8,40 8,40

SOMMANO m³ 8,40 31,58 265,27

789 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

04/06/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´570´498,55
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R I P O R T O 6´570´498,55

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

8,40 8,40

SOMMANO m³ 8,40 25,68 215,71

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 177´503,69

Parziale Piano quarto (ex stabulario demolizioni)  (Cat

6) euro 177´503,69

Piano Seminterrato  (Cat 1)

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

790 Realizzazione di montacarichi 100 kg

NP100 1,00

04/06/2010

SOMMANO a corpo 1,00 84´586,14 84´586,14

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 84´586,14

Parziale Piano Seminterrato  (Cat 1) euro 84´586,14

Parziale Ripartizione scientifica  (SpCat 1) euro 6´655´300,40

Blocco operatorio  (SpCat 2)

blocco operatorio  (Cat 8)

Opere edili   (SbCat 1)

791 Demolizione di massi, massetto continuo in

R.02.060.130 calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e

.d simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi

02/09/2010 meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso

l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm

3,00 34,00 1,800 183,60

SOMMANO m² 183,60 21,95 4´030,02

792 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto

R.01.020.050 ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di

.b depositare il materiale a bordo cavo, compreso

02/09/2010 l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con

presenza di muratura o roccia tenera

(lungh.=(2,65+1,6)/2) 2,13 10,500 1,800 40,26

(lungh.=(3.6+3.1)/2) 3,35 4,500 1,800 27,14

(lungh.=(3.1+1.2)/2) 2,15 19,000 1,800 73,53

SOMMANO m³ 140,93 43,20 6´088,18

793 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

02/09/2010 fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata

di materiali di risulta

voce n.1 183,600 0,100 18,36

volume occupato da trave di fondazione 32,30 1,000 0,600 19,38

pilastri di fondazione *(par. ug.=18x3,1) 55,80

SOMMANO m³ 93,54 25,68 2´402,11

794 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

02/09/2010 ceramica

39,50 12,000 474,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474,00 6´667´820,71
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R I P O R T O 474,00 6´667´820,71

3,00 6,90 6,900 142,83

SOMMANO m² 616,83 7,52 4´638,56

795 Demolizione di strato impermeabilizzante compreso il

NP092 calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

02/09/2010 provvisorio

vedi voce di 4 616,830 616,83

SOMMANO m2 616,83 7,01 4´323,98

796 Demolizione di sottofondo in malta di calce

R.02.060.150 Demolizione di sottofondo in malta di calce

.a vedi voce n.5 616,830 0,200 123,37

02/09/2010

SOMMANO m³ 123,37 12,53 1´545,83

797 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia

R.02.070.010 orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo,

.b escluso pavimento e sottofondo, escluso

02/09/2010 l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto

allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:

spessore 20 cm compresa la caldana

solai da abbattere 6,90 2,600 17,94

SOMMANO m² 17,94 16,29 292,24

798 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

E.01.050.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali valutazione a volume

02/09/2010 vedi voce 4 616,830 0,050 30,84

vedi voce 5 616,830 0,010 6,17

vedi voce 6 123,370 123,37

vedi voce 7 17,940 0,300 5,38

SOMMANO m³ 165,76 31,58 5´234,70

799 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

R.01.020.080 eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso

.a l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati

02/09/2010 dei materiali imp ... ale di risulta proveniente da scavo

eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso

l'avvicinamento dei materiali, la

vedi voce n.2 140,930 140,93

volume occupato da trave di fondazione 32,30 1,000 0,600 19,38

pilastri di fondazionex (par. ug.=18x3.1) 55,80

SOMMANO m³ 216,11 5,15 1´112,97

800 Preparazione del piano di piano di posa per

E.13.110.010 pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con

.a stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18

02/09/2010 cm, da pietrisco di  ... onere e magistero per la fornitura

del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera

d'arte per uno spessore di 20 cm

34,00 1,800 0,180 11,02

SOMMANO m² 11,02 8,36 92,13

801 Preparazione del piano di piano di posa per

E.13.110.010 pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con

.b stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18

02/09/2010 cm, da pietrisco di  ...  e magistero per la fornitura del

materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6´685´061,12

per ogni cm in più di spessore

2,00 34,00 1,800 122,40

SOMMANO m² 122,40 0,25 30,60

802 Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente

E.13.110.020 funzione di strato separatore tra il sottofondo in

.a stabilizzato e la gettata del pavimento industriale,

02/09/2010 fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi

pari a 20 cm Foglio di polietilene

34,00 1,800 61,20

SOMMANO m² 61,20 1,27 77,72

803 Pavimento industriale a spolvero eseguito con

E.13.110.030 calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm²,

.a lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento

02/09/2010 e 3 kg di quarzo sfer ... plessivo della pavimentazione e

larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine

bituminose per uno spessore di 10 cm

34,00 1,800 61,20

SOMMANO m² 61,20 14,74 902,09

804 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata

E.07.040.030 confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di

.a impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di

02/09/2010 pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con

200 kg di calce per m³ di impasto

nuovo solaio di copertura 44,50 22,500 0,200 200,25

SOMMANO m³ 200,25 110,21 22´069,55

805 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano

E.07.010.010 di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di

.a almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della

02/09/2010 superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su

superfici orizzontali

nuovo solaio di copertura 44,50 22,500 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 10,81 10´823,51

806 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume

E.12.050.020 polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C,

.a posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte,

02/09/2010 previo trattamento con primer bituminoso con giunti

sovrapposti: armata in poliestere non tessuto

vedi voce n.15 1001,250 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 7,37 7´379,21

807 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

E.12.070.010 con una mano di primer bituminoso a solvente in

.a quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano

02/09/2010 di posa di manti impermeabili

vedi voce n.16 1001,250 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 1,09 1´091,36

808 Manto impermeabile prefabbricato costituito da

E.12.010.020 membrana bitume- polimero elastomerica con

.a rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -

02/09/2010 25 °C applicata a fiamma su mass ... itudinale e di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 6´727´435,16

almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo

elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m²

vedi voce n. 17 1001,250 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 11,01 11´023,76

809 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.020 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

02/09/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

vedi voce n.18 1001,250 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 0,98 981,23

810 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata

E.13.040.010 monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI

.e EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera

02/09/2010 fresco su fresco su letto di s ... mento bianco, compresi

tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto

marmo marmorizzate puntinate da cm 20x20

vedi voce n.19 1001,250 1´001,25

SOMMANO m² 1´001,25 39,62 39´669,52

811 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per

R.02.020.030 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

.b riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

02/09/2010 spessore da 10,1 a 15 cm

(lungh.=1,5+(2x4.25)+5.75+2.4+9+1.85+(2x2.1)+4.5+

4.6+(9x5.75)+4.2+3.77+2.5+(3x3)+4.15+(3x3.00)+

(2x27.38)+2.65+2.65+6354+2.38+23.10+(5x3.85)+

(2x1.10)+3.4) 243,60 3,000 730,80

SOMMANO m² 730,80 6,53 4´772,12

812 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

02/09/2010 ceramica

area oggetto di intervento 1548,57 1´548,57

SOMMANO m² 1´548,57 7,52 11´645,25

813 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 Demolizione di sottofondo in malta cementizia

.a area oggetto di intervento 1548,57 1´548,57

02/09/2010

SOMMANO m³ 1´548,57 23,83 36´902,42

814 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di

NP062 rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

02/09/2010 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di

carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´327,27 3´327,27

815 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione

NP061 di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int.

02/09/2010 di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´835´756,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´835´756,73

a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/

o amministrazione

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´320,56 3´320,56

816 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali

R.02.080.010 che centinati, completi di struttura portante, compreso

.c l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

02/09/2010 attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo

in basso: per controsoffitti in alluminio o abs

area oggetto di intervento 1548,57 1´548,57

SOMMANO m² 1´548,57 4,39 6´798,22

817 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di

R.02.110.060 alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale

.a parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura

02/09/2010 delle gra ... orto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

20,00 0,800 2,100 33,60

15,00 1,500 2,100 47,25

SOMMANO m² 80,85 7,50 606,38

818 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

R.02.050.010 fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

.a piccole zone e spazzolatura delle superfici

02/09/2010 Spicconatura di intonaco a vivo di muro

area oggetto di intervento 173,93 3,000 521,79

SOMMANO m² 521,79 4,56 2´379,36

819 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

R.02.120.010 che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta,

.a bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna,

02/09/2010 comprese opere murarie di demolizione Rimozione di

apparecchi igienico sanitari

wc 3,00

lavabo 1,00

SOMMANO cad 4,00 6,27 25,08

820 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere

R.02.120.020 murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi

.c diversi da 2" fino a 4"

02/09/2010 wc 3,00 5,00 15,00

lavabo 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 20,00 6,90 138,00

821 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

R.01.030.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

02/09/2010 fino a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di

risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

mano o in zone disagi

vedi voce n.21 730,80 0,100 73,08

vedi voce n.22 1548,57 0,030 46,46

vedi voce n.26 1548,57 0,050 77,43

vedi voce n.27 80,85 0,050 4,04

vedi voce n.28 521,79 0,030 15,65

vedi voce n.29 4,00 0,300 1,20

vedi voce n.30 20,00 0,100 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 219,86 6´849´024,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219,86 6´849´024,33

SOMMANO m³ 219,86 25,68 5´646,00

822 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.a con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

02/09/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 8 cm

(lungh.=(2x1,84)+1.95+(2x25.92)+4.3+3.97+6.3+

(4x3,25)+25.92+9.64+7.05+9.77+2.77+1.27+

(2x20,64)+(2x15.3)+8.10+(2x25.37)+(5x7.05)+

(4x2.75)+(2x6.45)+(2x25.20)+(4x7.05)+(2x11.99)+

8.10+(2x8.9)+(2x9.04)+(2x5.23)+1.8+2.73+(2x1.78)+

24.09+(5x3.75)) 539,28 3,000 1´617,84

a detrarre muratura spessore 12 cmx(lungh.=3.97+

2.47+4.38+1.64+(2x2.65)+(2x3.48)+(2x2,73)+(2x2,96)+

4.09+3.47+2.67+1.76+1.76+9.04+5.23) -1,00 64,12 3,000 -192,36

Sommano positivi m² 1´617,84

Sommano negativi m² -192,36

SOMMANO m² 1´425,48 24,47 34´881,50

823 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

E.08.050.010 calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita

.c con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni

02/09/2010 onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 12 cm

a detrarre muratura spessore 12 cmx(lungh.=3.97+

2.47+4.38+1.64+(2x2.65)+(2x3.48)+(2x2,73)+(2x2,96)+

4.09+3.47+2.67+1.76+1.76+9.04+5.23) 64,12 3,000 192,36

SOMMANO m² 192,36 26,93 5´180,25

824 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.a posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

02/09/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore

a 4 cm

1´548,57

SOMMANO m² 1´548,57 14,18 21´958,72

825 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.020.010 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di

.b posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,

02/09/2010 piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm

5,00 1548,57 7´742,85

5,00 1548,57 7´742,85

SOMMANO m² 15´485,70 0,86 13´317,70

826 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a

E.13.030.050 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea,

.a rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in

02/09/2010 opera fresco su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a

8,5 mm: tinta unita naturale opaca

ambiente

4 41,20 41,20

8 61,00 61,00

5 14,62 14,62

6 44,25 44,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161,07 6´930´008,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,07 6´930´008,50

29 9,90 9,90

40 14,92 14,92

1 13,40 13,40

2 4,00 4,00

7 19,81 19,81

30 13,48 13,48

32 9,48 9,48

31 15,72 15,72

33 14,14 14,14

40 14,92 14,92

SOMMANO m² 290,84 39,67 11´537,62

827 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma,

NP060 esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

02/09/2010 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomm

asintetica al 100% e non rig ... lie quadre di cm 60

dilato in bandella di rame e di tutto quanto occorre per

fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

ambienti

10 45,57 45,57

11 40,84 40,84

9 336,30 336,30

14 45,13 45,13

13 40,24 40,24

16 43,61 43,61

9 36,62 36,62

25 38,60 38,60

17 46,78 46,78

20 43,36 43,36

19 42,80 42,80

22 43,21 43,21

27 24,27 24,27

28 93,61 93,61

23 79,36 79,36

41 8,31 8,31

32 14,23 14,23

37 22,18 22,18

38 14,20 14,20

39 13,23 13,23

34 9,19 9,19

35 15,60 15,60

36 50,17 50,17

12 17,20 17,20

15 20,37 20,37

18 18,66 18,66

21 22,08 22,08

SOMMANO m2 1´225,72 70,39 86´278,43

828 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni,

E.16.030.010 classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

.b spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco

02/09/2010 premiscelato di fondo base calce

ambienti soffitti

4 41,20 41,20

8 61,00 61,00

5 14,62 14,62

6 44,25 44,25

29 9,90 9,90

40 14,92 14,92

1 13,40 13,40

2 4,00 4,00

7 19,81 19,81

30 13,48 13,48

32 9,48 9,48

31 15,72 15,72

33 14,14 14,14

40 14,92 14,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290,84 7´027´824,55
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290,84 7´027´824,55

10 45,57 45,57

11 40,84 40,84

9 336,30 336,30

14 45,13 45,13

13 40,24 40,24

16 43,61 43,61

9 36,62 36,62

25 38,60 38,60

17 46,78 46,78

20 43,36 43,36

19 42,80 42,80

22 43,21 43,21

27 24,27 24,27

28 93,61 93,61

23 79,36 79,36

41 8,31 8,31

32 14,23 14,23

37 22,18 22,18

38 14,20 14,20

39 13,23 13,23

34 9,19 9,19

35 15,60 15,60

36 50,17 50,17

12 17,20 17,20

15 20,37 20,37

18 18,66 18,66

21 22,08 22,08

ambiente pareti

4 47,10 3,000 141,30

8 73,90 3,000 221,70

5 16,35 3,000 49,05

6 40,13 3,000 120,39

29 14,35 3,000 43,05

40 15,52 3,000 46,56

10 28,94 3,000 86,82

11 51,43 3,000 154,29

9 127,44 3,000 382,32

14 26,67 3,000 80,01

13 27,35 3,000 82,05

16 26,47 3,000 79,41

9 70,27 3,000 210,81

25 31,08 3,000 93,24

17 28,64 3,000 85,92

20 27,03 3,000 81,09

19 25,81 3,000 77,43

22 25,80 3,000 77,40

27 22,00 3,000 66,00

28 39,60 3,000 118,80

23 39,57 3,000 118,71

41 11,38 3,000 34,14

32 18,14 3,000 54,42

9 68,94 3,000 206,82

37 19,62 3,000 58,86

38 14,98 3,000 44,94

39 14,08 3,000 42,24

34 14,09 3,000 42,27

35 17,99 3,000 53,97

36 47,13 3,000 141,39

1 19,44 1,000 19,44

2 8,38 1,000 8,38

7 30,80 1,000 30,80

30 14,92 1,000 14,92

32 14,33 1,000 14,33

31 28,90 1,000 28,90

33 25,39 1,000 25,39

40 15,52 1,000 15,52

12 18,81 1,000 18,81

15 18,98 1,000 18,98

18 19,90 1,000 19,90

24 20,08 1,000 20,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´847,41 7´027´824,55
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´847,41 7´027´824,55

SOMMANO m² 4´847,41 7,87 38´149,12

829 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di

E.16.030.030 calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate

.a su sottofondo esistente Finitura con rasante

02/09/2010 premiscelato a base di calce

vedi voce 38 4847,41 4´847,41

SOMMANO m² 4´847,41 8,36 40´524,35

830 Pittura minerale a base di silicato di potassio a

E.21.020.070 superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con

.a resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al

02/09/2010 vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in

due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca

SOMMANO m² 0,00 6,91 0,00

831 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica

E.15.020.010 smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle

.a norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o

02/09/2010 semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi

impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali:

Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

ambienti

1 19,44 2,000 38,88

2 8,38 2,000 16,76

7 30,80 2,000 61,60

30 14,92 2,000 29,84

32 14,33 2,000 28,66

31 28,90 2,000 57,80

33 25,39 2,000 50,78

40 15,52 2,000 31,04

12 18,81 2,000 37,62

15 18,89 2,000 37,78

18 19,90 2,000 39,80

21 20,08 2,000 40,16

SOMMANO m² 470,72 36,36 17´115,38

832 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante

E.17.010.020 viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati

.a in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

02/09/2010 ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e

la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

ambiente

4 41,20 41,20

8 61,00 61,00

5 14,62 14,62

6 44,25 44,25

29 9,90 9,90

40 14,92 14,92

1 13,40 13,40

2 4,00 4,00

7 19,81 19,81

30 13,48 13,48

32 9,48 9,48

31 15,72 15,72

33 14,14 14,14

40 14,92 14,92

10 45,57 45,57

11 40,84 40,84

9 336,30 336,30

14 45,13 45,13

13 40,24 40,24

16 43,61 43,61

9 36,62 36,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 879,15 7´123´613,40
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 879,15 7´123´613,40

25 38,60 38,60

17 46,78 46,78

20 43,36 43,36

19 42,80 42,80

22 43,21 43,21

27 24,27 24,27

28 93,61 93,61

23 79,36 79,36

41 8,31 8,31

32 14,23 14,23

37 22,18 22,18

38 14,20 14,20

39 13,23 13,23

34 9,19 9,19

35 15,60 15,60

36 50,17 50,17

12 17,20 17,20

15 20,37 20,37

18 18,66 18,66

21 22,08 22,08

SOMMANO m² 1´516,56 21,80 33´061,01

833 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente

NP059 da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

02/09/2010 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e

di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a

regola d'arte.

ambiente

10 28,94 28,94

11 51,43 51,43

9 127,44 127,44

14 26,67 26,67

13 27,35 27,35

16 26,47 26,47

9 70,27 70,27

25 31,08 31,08

17 28,64 28,64

20 27,03 27,03

19 25,81 25,81

22 25,80 25,80

27 22,00 22,00

28 39,60 39,60

23 39,57 39,57

41 11,38 11,38

32 18,14 18,14

9 68,94 68,94

37 19,62 19,62

38 14,98 14,98

39 14,08 14,08

34 14,09 14,09

35 17,99 17,99

36 47,13 47,13

12 18,81 18,81

15 18,98 18,98

18 19,90 19,90

21 20,08 20,08

SOMMANO m 902,22 14,37 12´964,90

834 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in

NP063 laminato plastico

02/09/2010 0,600 2,100 1,26

0,700 2,100 1,47

5,00 0,800 2,100 8,40

20,00 0,900 2,100 37,80

1,100 2,100 2,31

1,200 2,100 2,52

14,00 1,500 2,100 44,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97,86 7´169´639,31
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97,86 7´169´639,31

SOMMANO m2 97,86 172,96 16´925,87

835 Porta scorrevole in PVC rivestita in materiale plastico

NP064 14,00 1,20 2,100 35,28

02/09/2010

SOMMANO m2 35,28 296,79 10´470,75

836 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in

E.18.160.130 acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

.c tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e

02/09/2010 maniglia esterna dotata di serratura

par. ug.=2x2 4,00

SOMMANO cad 4,00 186,94 747,76

837 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.a 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

02/09/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 746,40 1´492,80

838 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme

E.18.160.040 UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO

.h 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

02/09/2010 pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso

il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti

dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm

3,00

SOMMANO cad 3,00 900,50 2´701,50

839 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

.a malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di

02/09/2010 ceramica

44,00 18,000 792,00

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 4,300 -29,67

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 11,000 -75,90

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 2,600 -17,94

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,80 16,200 -110,16

Sommano positivi m² 792,00

Sommano negativi m² -233,67

SOMMANO m² 558,33 7,52 4´198,64

840 Demolizione di strato impermeabilizzante compreso il

NP092 calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

02/09/2010 provvisorio

44,00 18,000 792,00

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 4,300 -29,67

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 11,000 -75,90

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 2,600 -17,94

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,80 16,200 -110,16

Sommano positivi m2 792,00

Sommano negativi m2 -233,67

SOMMANO m2 558,33 7,01 3´913,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´210´090,52
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R I P O R T O 7´210´090,52

841 Demolizione di sottofondo in malta di calce

R.02.060.150 Demolizione di sottofondo in malta di calce

.a 44,00 18,000 0,200 158,40

02/09/2010 a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 4,300 0,200 -5,93

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 11,000 0,200 -15,18

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,90 2,600 0,200 -3,59

a detrarre solai nuoi o ricostruiti -1,00 6,80 16,200 0,200 -22,03

Sommano positivi m³ 158,40

Sommano negativi m³ -46,73

SOMMANO m³ 111,67 12,53 1´399,23

842 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia

R.02.070.010 orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo,

.b escluso pavimento e sottofondo, escluso

02/09/2010 l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto

allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta:

spessore 20 cm compresa la caldana

solaio da abbattere 6,90 2,600 17,94

SOMMANO m² 17,94 16,29 292,24

843 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

E.01.050.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

.b scarico dei materiali valutazione a volume

02/09/2010 demolizione pavimento 558,33 0,050 27,92

demolizione impermeabilizzazione 558,33 0,010 5,58

demolizione sottofondo 111,67

demolizione di solaio 17,94 0,300 5,38

SOMMANO m³ 150,55 31,58 4´754,37

844 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.020 di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche

.a a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata

02/09/2010 fino a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata

di materiali di risulta

demolizione pavimento 558,33 0,050 27,92

demolizione impermeabilizzazione 558,33 0,010 5,58

demolizione sottofondo 111,67

demolizione di solaio 17,94 0,300 5,38

SOMMANO m³ 150,55 25,68 3´866,12

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 565´102,08

Opere strutturali  (SbCat 2)

845 Realizzazione di ringrosso di elementi strutturali con

NP089 CFRP mediante la stesura di primer epossidico

02/09/2010 specifico tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di

carbonio , ed adesivo epossidico il tutto realizzato a

regola d'arte completo in ogni sua parte compreso ogni

onere accessorio

n. 3 pilastri ringrossati x (lungh=0.28+0.28+0.5+0.5) 3,00 1,56 4,000 18,72

SOMMANO m2 18,72 566,74 10´609,37

846 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza

R.05.010.010 fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco,

.h per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in

02/09/2010 conglomerato anche se armato
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piano terra

collegamento travi 82,00 25,00 2´050,00

collegamenti pilastro 96,00 50,00 4´800,00

piano in elevazione

base pilastri x(par. ug.=26x12) 312,00 50,00 15´600,00

collegamenti orizzontali con pilastri x (par. ug.=32x12) 384,00 50,00 19´200,00

SOMMANO cm 41´650,00 0,40 16´660,00

847 Acciaio in barre per armature di conglomerato

R.05.020.060 cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

02/09/2010 legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai

10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato

ferri per inghisaggi

piano terra

collegamenti travi 82,00 1,00 2,466 202,21

collegamenti pilastri 96,00 1,00 2,466 236,74

piano in elevazione

base pilastri 312,00 1,00 2,466 769,39

collegamenti orizzontali con pilastri 384,00 1,00 1,460 560,64

pilastro in ampliamento

ferri di armatura 20,00 3,50 1,578 110,46

staffe 35,00 1,60 0,617 34,55

travi emergenti

ferri di armatura 18,00 12,60 2,466 559,29

staffe 127,00 2,10 0,617 164,55

travi a spessore

ferri di armature 16,00 23,00 2,466 907,49

staffe 16,00 1,90 0,617 18,76

staffe 230,00 1,90 0,617 269,63

cordoli incidenza ferri 80kg/mc 58,20 0,20 0,400 80,000 372,48

SOMMANO kg 4´206,19 2,03 8´538,57

848 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio

NP090 alle strutture murarie mediante iniezioni di resina

02/09/2010 epossidrica valutata a foro di iniezione per una

lunghezza massima di 50-60 cm . Sovrapprezzo per

connessione delle barre di acciaio alle strutture in

cemento armato

piano terra

collegamenti travi 82,00 82,00

collegamenti pilastri 96,00 96,00

piano in elevazione

base pilastri 312,00

collegamenti orizzontali con pilastri 384,00

SOMMANO cadauno 874,00 35,34 30´887,16

849 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo

E.03.010.036 le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al

.f DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i

02/09/2010 calcestruzzi autocompatta ... lo con o senza sali

disgelanti, con resistenza caratteristica: In elevazione

Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50

pilastro in ampliamento 0,50 0,300 0,350 0,05

travi emergenti 0,34 12,60 4,28

travi a spessore 23,00 0,700 0,300 4,83

cordoli (lungh.=15.5x2+6.8*4) 58,20 0,200 0,400 4,66

rivestimento pilastri in elevazione 26,00 0,60 0,600 3,500 32,76

SOMMANO m³ 46,58 124,19 5´784,77

850 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di

E.19.010.020 qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature,
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.b pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc,

02/09/2010 compreso le ... io in conformità alle norme tecniche di

cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi

in acciaio Fe 430 gr.B

passerella

pilastri HE 400B 2,00 3,50 155,000 1´085,00

pilastri HE 140A 4,00 3,50 24,700 345,80

travi HE 140Ax(par. ug.=3+3) 6,00 4,60 24,700 681,72

travi IPE 360x(par. ug.=2+2) 4,00 7,30 57,100 1´667,32

piano in elevazione

pilastri HE 400B 23,00 3,50 155,000 12´477,50

pilastri HE 240B 3,00 3,50 83,200 873,60

travi UNP 300x(lungh.=23.6+44.7) 68,30 46,100 3´148,63

travi HE 200B 16,00 6,00 61,300 5´884,80

travi HE 200B 8,00 6,50 61,300 3´187,60

travi HE 500B 2,00 37,50 187,000 14´025,00

travi IPE450 17,00 12,00 77,600 15´830,40

travi IPE450 1,00 6,00 77,600 465,60

incidenza per piastre e bulloni 4500,000 4´500,00

incidenza per connettori 2100,000 2´100,00

SOMMANO kg 66´272,97 4,07 269´730,99

851 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da

E.04.020.010 elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente,

.e ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari

02/09/2010 a 60 cm, ... are il solaio finito a regola d'arte per

elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale

del solaio pari a 30 cm

solaio piano terra 15,50 6,500 100,75

solaio piano terra 2,50 7,000 17,50

solaio piano terra 10,00 7,000 70,00

solaio piano terra 4,50 7,000 31,50

SOMMANO m² 219,75 65,88 14´477,13

852 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore

NP091 pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m con blocchi di

02/09/2010 alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre

tralicci long ... che di completamento inferiorie

ssuperiori per i momenti positivi e negativi per un

altezza totale del solaio di 12 cm

solaio sopraelevazione 19,00 44,500 845,50

solaio passerella 2,00 8,00 5,500 88,00

SOMMANO m2 933,50 115,06 107´408,51

853 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra

R.05.030.100 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per

.1 le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione,

02/09/2010 lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre

ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

solaio piano terra

15,50 6,500 6,813 686,41

2,50 7,000 6,813 119,23

10,00 7,000 6,813 476,91

4,50 7,000 6,813 214,61

19,00 44,500 6,813 5´760,39

solaio passerella

2,00 8,00 5,500 6,813 599,54

SOMMANO kg 7´857,09 1,92 15´085,61

854 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementiti semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
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02/09/2010 sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

pilastro in ampliamento x(lungh.=0.5+0.5+0.3+0.3) 1,60 3,500 5,60

travi emergentix(lungh.=6.3*2)x(largh.=0.6+0.4+0.4) 12,60 1,400 17,64

travi a spessorex(lungh.=6,8x3+2.6) 23,00 0,700 16,10

cordolix(lungh.=15.5x2+6.8x4)x(larg.=0.2+0.4) 58,20 0,600 34,92

rivestimento pilastri soprelevazionex(lungh.=0.6x0.4) 26,00 2,40 3,500 218,40

SOMMANO m² 292,66 27,60 8´077,42

855 Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro,

E.03.030.050 realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15

.a kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a

02/09/2010 qualsiasi altezza Casseri a perdere per solai a struttura

cava o altro

solaio piano terra 15,50 6,500 100,75

2,50 7,000 17,50

10,00 7,000 70,00

4,50 7,000 31,50

SOMMANO m² 219,75 19,81 4´353,25

Parziale Opere strutturali  (SbCat 2) euro 491´612,78

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

856 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

02/09/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea alimentazione 220Vx(par.ug.=5*5) 25,00

SOMMANO cad 25,00 92,91 2´322,75

857 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso

L.01.090.090. con pannello e portello verniciati con resine

f epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di

02/09/2010 protezione IP 30, chiusur ... ura a chiave, conforme alle

norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri

modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115

zona 1-2x(par.ug.=2x4) 8,00

zona 3-4x(par.ug.=2x4) 8,00

zona 5 4,00

SOMMANO cad 20,00 298,03 5´960,60

858 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

g EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

02/09/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC

par.ug.=2*3*4 24,00

par.ug.=4*3*4 48,00

par.ug.=3*4 12,00

par.ug.=2*3*4 24,00

SOMMANO cad 108,00 92,91 10´034,28

859 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

j EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
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02/09/2010 caratteristiche: - Tension ...  nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

prese 380 V*(par. ug.=4x4) 16,00

SOMMANO cad 16,00 205,22 3´283,52

860 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.040. magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898

a (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le

02/09/2010 seguenti caratteristiche ... to elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

comando illuminazione corridoi 5,00 4,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 23,57 471,40

861 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

d OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

02/09/2010 20-22 III), non prop ... archio IMQ. Per ambienti a

rischio di incendio per garantire la massima sicurezza

alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

alimentazione prese privilegiate 5,00 1,30 50,000 325,00

alimentazione illuminazione 5,00 1,30 50,000 325,00

alimentazione illuminazione 1 5,00 1,30 50,000 325,00

alimentazione illuminazione 2 5,00 1,30 50,000 325,00

SOMMANO m 1´300,00 4,97 6´461,00

862 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP015 ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di

02/09/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V- ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 115,62 1´156,20

863 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

02/09/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

10,00

8,00

20,00

SOMMANO cad 38,00 30,30 1´151,40

864 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

02/09/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

wc 3,00 5,00 15,00

wc 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 19,00 41,23 783,37

865 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo

NP016 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
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02/09/2010 su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di

sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

10,00

10,00

10,00

SOMMANO cadauno 30,00 111,52 3´345,60

866 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -

L.01.010.180. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

a muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di

02/09/2010 sezione minima di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A

da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

corridoi 11,00

SOMMANO cad 11,00 27,00 297,00

867 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

f OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

02/09/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²

alimentazione al quadro di piano terra 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 10,28 133,64

868 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

b OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

02/09/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

cavo di terra 1,30 10,00 13,00

SOMMANO m 13,00 4,36 56,68

869 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.190. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

a OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

02/09/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Unipolare Sezione 1x10 mm²

terra 5,00 1,30 30,000 195,00

SOMMANO m 195,00 3,42 666,90

870 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.220. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

02/09/2010 20-22 III), non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di

incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

alimentazione ai quadri di zona 5,00 1,30 30,000 195,00

SOMMANO m 195,00 8,43 1´643,85

871 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato

L.02.010.210. isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10

e OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´749´783,45



pag. 156

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´749´783,45

02/09/2010 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio

di incendio per garantire la massima sicurezza alle

persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

alimentazioni prese 220V 5,00 1,30 30,000 195,00

SOMMANO m 195,00 6,93 1´351,35

872 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio

L.02.020.110. zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm,

d piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno

02/09/2010 di cavi, compresi il  ... sospensione o ad altri sistemi

esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200

distribuzione di piano 10,00 150,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 27,45 41´175,00

873 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e

L.03.140.010. schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e

b rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W

02/09/2010 wc 30,00

SOMMANO cad 30,00 61,35 1´840,50

874 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con

L.03.100.020. moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in

c lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

02/09/2010 protezione IP 40, a ... ongitudinali in alluminio brillantato

e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto

abbagliamento 4x18 W

blocco operatorio 8,00 24,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 173,93 33´394,56

875 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico

L.01.070.070. magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI

i EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti

02/09/2010 caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C);

n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

linea 380V 5,00

SOMMANO cad 5,00 169,33 846,65

876 Fornitura e posa in opera di  Quadro elettrico di

NP019 distribuzione di piano, per alimentazione blocco

02/09/2010 operatorio, compreso trasformatore di isolamento per

reparti ad usomedico, come da tavola di progetto

blocco operatorio 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 14´751,28 29´502,56

877 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP018 distribuzione di piano, come da tavola di progetto

02/09/2010 quadro distribuzione di piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´684,63 10´684,63

878 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di

NP020 distribuzione di zona, come da tavola di progetto

02/09/2010 distribuzione zone di piano 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 9´385,26 37´541,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´906´119,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´906´119,74

879 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea

NP021 privilegiata come da tavola di progetto

02/09/2010 alimentazione UPS sale operatorie 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8´455,08 16´910,16

880 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare

L.15.030.050. il carico con corrente alternata trifase 380 V/220 V-50

c Hz, stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in

02/09/2010 presenza  ... erifica autonomia residua, pannello di

controllo, compresa l'attivazione dell'impianto potenza

apparente nominale 15 KVA

linea privilegiata sale operatorie 4,00

SOMMANO cad 4,00 19´818,91 79´275,64

881 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

d coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

02/09/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70

distribuzione principale 2,00 5,00 20,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 6,46 1´292,00

882 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in

L.02.010.150. gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (

a CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

02/09/2010 contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o

provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5

mm²

alimentazione elettrica 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 1,40 1´400,00

883 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

02/09/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,47 2´470,00

884 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

02/09/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

50,00

SOMMANO cad 50,00 7,28 364,00

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 295´816,28

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

885 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di

L.16.010.010. incendio, per impianti a zone, centrale a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´007´831,54
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R I P O R T O 8´007´831,54

d microprocessore, tastiera di programmazione ed

02/09/2010 abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di

protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´514,52 1´514,52

886 Accessori per centrali di segnalazione automatica di

L.16.010.020. incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione

b dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per

02/09/2010 centrale a 16 zone

piano terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 733,00 733,00

887 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione,

L.16.020.060. sensibile anche al fumo non visibile, per impianti

a analogici ad indirizzamento individuale. Compresa

02/09/2010 l'attivazione dell'impianto completo di base di

montaggio

controllo 1/60 mq 30,00

c/soffitti 90,00

SOMMANO cad 120,00 103,75 12´450,00

888 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash

c incorporato, sirena 110 db a 1 m, a

02/09/2010 controllo zone 6,00

SOMMANO cad 6,00 221,74 1´330,44

889 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione

L.16.040.030. dell'impianto: campana di allarme IP 55

d 4,00

02/09/2010

SOMMANO cad 4,00 74,39 297,56

890 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro

L.16.050.010. apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+

b 2x0,25 mm²+RG59B/U)

02/09/2010 alimentazione rilevatori di piano 2,00 400,00 800,00

SOMMANO m 800,00 2,12 1´696,00

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 18´021,52

Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3)

891 Fornitura e posa in opera di segnalatore da esterno ad

NP037 incasso divso in tre campi con la scritta "AVANTI"

02/09/2010 ""ATTENDERE", "OCCUPATO"

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 59,82 598,20

892 Fornitura e posa in opera di elemento da tavolo  con i

NP038 tasti "AVANTI", "ATTENDERE", "OCCUPATO", piu un

02/09/2010 tasto rosso per altri servizi

10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 8´026´451,26
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R I P O R T O 10,00 8´026´451,26

SOMMANO cadauno 10,00 74,67 746,70

893 Fornitura e posa in opera di morsetteria con

NP039 trasformatore incorporato 220V completa di crdone

02/09/2010 flessibile da 2.5 mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 35,83 358,30

894 Cavo multicoppia 10x1 mmq

NP040 100,00

02/09/2010

SOMMANO m 100,00 4,02 402,00

895 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

c conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

02/09/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 25

100,00

SOMMANO m 100,00 3,30 330,00

896 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.020. connessione da incasso in materiale plastico con

a coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente

02/09/2010 alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,

isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

92x92x45

10,00

SOMMANO cad 10,00 3,57 35,70

897 Fornitura e posa in opera di di unità di chiamata per

NP034 WC con tasto a parete completa i scatola da incasso a

02/09/2010 pareti in muratura

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 64,57 129,14

898 Fornitura e posa in opera di tasto di chiamata a tirante

NP035 per doccia o vasca da bagno completo di scatola da

02/09/2010 incasso per parete in muratura

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 66,78 133,56

899 Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione

NP036 per allarme bagno di colore bianco

02/09/2010 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 57,32 114,64

900 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.010. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

a eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

02/09/2010 tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero

10,00

4,00

11,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00 8´028´701,30
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 8´028´701,30

SOMMANO cad 25,00 30,30 757,50

901 Impianto elettrico per edificio non residenziale per

NP014 ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

02/09/2010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare l'opera

compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore

10 A Punto luce con corrugato pesante.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 167,94 1´343,52

902 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.170. m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con

d eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

02/09/2010 tipo H07V-K o N07 ... pezzi, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa

10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

wc 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 41,23 494,76

903 Unità centrale per la gestione dei messaggi di

NP027 emergenza con:

02/09/2010 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione

messaggi audio preregistrati

- 4 us ...  postazioni VVFF con garanzia della funzione

audio anche in caso di crollo del sistema dii controllo

(2 unità RACK)

gestione seminterrato terra primo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´674,07 1´674,07

904 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi

NP028 su 8 zone indipendenti

02/09/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 488,69 488,69

905 Modulo diagnostico di zona

NP029 2 unità rack 2,00

02/09/2010

SOMMANO cadauno 2,00 341,22 682,44

906 Base microfonica

NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi

02/09/2010 perzona, per aree o generali, con tastiera numerica per

la selezione delle zone e display LCD per la visua ...

della diagnostica, e della zona selezionata.

Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale con

audio codificato.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 428,67 428,67

907 Postazione microfonica per VVFF

NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di

02/09/2010 annuncio, con controllo della capsula microfonica,

dotato di sistema di autodiagnostica con  vis ... ante di

emergenza che consente di by passare il sistema di

controllo in caso di crollo di funzionamento dello stesso

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 8´034´570,95



pag. 161

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1,00 8´034´570,95

SOMMANO cadauno 1,00 391,64 391,64

908 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da

NP032 controsoffitto, in metallo altoparlante bianco a

02/09/2010 sospensione pneumatica colore bianco.

piano terra 6,00

piano primo 6,00

piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 13,00 80,73 1´049,49

909 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso

NP033 12,00

02/09/2010

SOMMANO cadauno 12,00 18,00 216,00

910 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,

L.10.010.010. conforme ISO- IEC 11801 FTP schermato con lamina

h in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5

02/09/2010 60,00

SOMMANO m 60,00 1,41 84,60

911 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto:

NP094 contenitore a Rack per inserimento mouli di dimensione

02/09/2010 535x572x380mm circa

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 156,87 156,87

912 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V

L.02.010.030. V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

a propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta

02/09/2010 emissione di gas corrosiv ...  installati in aria libera, su

passerelle o tubazioni e possono essere direttamente

interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

piano terra 150,00

piano primo 150,00

SOMMANO m 300,00 1,33 399,00

913 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

02/09/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

piano terra 100,00

piano primo 100,00

SOMMANO m 200,00 2,47 494,00

914 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

02/09/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

piano terra 20,00

piano primo 20,00

piano seminterrato 10,00

SOMMANO cad 50,00 7,28 364,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´037´726,55
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R I P O R T O 8´037´726,55

915 Unità centrale per la gestione dei messaggi di

NP027 emergenza con:

02/09/2010 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione

messaggi audio preregistrati

- 4 us ...  postazioni VVFF con garanzia della funzione

audio anche in caso di crollo del sistema dii controllo

(2 unità RACK)

gestione piano secondo-terzo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´674,07 1´674,07

916 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi

NP028 su 8 zone indipendenti

02/09/2010 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 488,69 488,69

917 Modulo diagnostico di zona

NP029 2,00

02/09/2010

SOMMANO cadauno 2,00 341,22 682,44

918 Base microfonica

NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi

02/09/2010 perzona, per aree o generali, con tastiera numerica per

la selezione delle zone e display LCD per la visua ...

della diagnostica, e della zona selezionata.

Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale con

audio codificato.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 428,67 428,67

919 Postazione microfonica per VVFF

NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di

02/09/2010 annuncio, con controllo della capsula microfonica,

dotato di sistema di autodiagnostica con  vis ... ante di

emergenza che consente di by passare il sistema di

controllo in caso di crollo di funzionamento dello stesso

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 391,64 391,64

920 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da

NP032 controsoffitto, in metallo altoparlante bianco a

02/09/2010 sospensione pneumatica colore bianco.

6,00

6,00

SOMMANO cadauno 12,00 80,73 968,76

921 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso

NP033 12,00

02/09/2010

SOMMANO cadauno 12,00 18,00 216,00

922 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG,

L.10.010.010. conforme ISO- IEC 11801 FTP schermato con lamina

h in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5

02/09/2010 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 8´042´576,82
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R I P O R T O 60,00 8´042´576,82

SOMMANO m 60,00 1,41 84,60

923 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto:

NP094 contenitore a Rack per inserimento mouli di dimensione

02/09/2010 535x572x380mm circa

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 156,87 156,87

924 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V

L.02.010.030. V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

a propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta

02/09/2010 emissione di gas corrosiv ...  installati in aria libera, su

passerelle o tubazioni e possono essere direttamente

interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

150,00

150,00

SOMMANO m 300,00 1,33 399,00

925 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo

L.02.040.010. flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ,

b conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda

02/09/2010 tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto

traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista Diametro mm 20

100,00

100,00

SOMMANO m 200,00 2,47 494,00

926 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e

L.02.050.040. contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

a passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla

02/09/2010 norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti

diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

100x100x50

20,00

20,00

SOMMANO cad 40,00 7,28 291,20

927 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per

L.15.010.210. installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da

c 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica,

02/09/2010 batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per

illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180

minuti-240 minuti

50,00

SOMMANO cad 50,00 152,89 7´644,50

928 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP024 centralino multifunzionale da incasso a parete

02/09/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

sale operatorie 3,00 8,00 24,00

preparazione - risveglio 8,00

degenze 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 36,00 175,49 6´317,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´057´964,63
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R I P O R T O 8´057´964,63

929 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in

NP025 centralino multifunzionale da incasso a parete

02/09/2010 equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea

normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

sale operatorie 3,00 8,00 24,00

preparazione - risveglio 10,00

degenze 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 38,00 108,63 4´127,94

930 Fornitura e posa in opera di trave testaletto in alluminio

NP071 ossidato e spazzolato con servizi installati:

02/09/2010 luce indiretta 1x58W CNR

luce visita lettura 1+1x18W CNR

luce notturna 1 ... uce lettura 1x18W e chiamata

assistenza

canalizzazione per tubazioni gas medicali

cassetta predisposta per n. 3 prese

preparazione pazienti e risveglio 9,00

degenze infetti 2,00

SOMMANO cadauno 11,00 1´307,14 14´378,54

931 fornitura e posa in opera di stativo pensile per sala

NP088 operatoria , con sostegno a soffitto predisposto per 2

02/09/2010 bracci indipendenti per anestesia e chirurgia

comprensivo di prese elettriche prese gas medicali e

quanto descritto in progetto.

sala operatorie 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 34´032,96 272´263,68

Parziale Impianti elettrici e speciali  (SbCat 3) euro 322´881,73

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

932 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con

C.09.010.030 antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio

.d vetro per interventi di emergenza e serratura, di

02/09/2010 dimensioni mm 565 ... preso le opere murarie ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

5,00

SOMMANO cad 5,00 208,40 1´042,00

933 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI

NP067 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

02/09/2010 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 45,46 227,30

934 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti

NP068 con velo di protezione, ugello diam 16 mm

02/09/2010 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 50,60 253,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´350´257,09



pag. 165

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´350´257,09

935 Idrante UNI 145

NP065 5,00

02/09/2010

SOMMANO cadauno 5,00 39,00 195,00

936 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

02/09/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 18,61 1´861,00

937 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs

S.04.010.040 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

.c simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con

02/09/2010 pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo

bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

12,00

SOMMANO cad 12,00 5,83 69,96

938 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM

C.09.010.080 del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di

.l sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica

02/09/2010 e sistema di controllo della pressione tramite valvola di

non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

9,00

SOMMANO cad 9,00 68,88 619,92

939 Posizionamento in opera di estintore con staffa a

C.09.010.140 parete In acciaio per estintore da kg 9-12

.e 9,00

03/09/2010

SOMMANO cad 9,00 23,83 214,47

940 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.g femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

03/09/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 199,18 199,18

941 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.h femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

03/09/2010 opera. Completo di cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 208,90 208,90

942 Collettore per impianti idrico sanitari composto da

C.03.010.020 elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

.i femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

03/09/2010 opera. Completo di cassetta  ... va eguagliatura i fori e

COMMITTENTE: 
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quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"

1,00

1,00

SOMMANO cad 2,00 221,30 442,60

943 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.b del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

03/09/2010 in ope ... nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1/2"

ricircolo acqua calda lungh. 20+20+25+50 115,00

SOMMANO m 115,00 7,84 901,60

944 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.d del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

03/09/2010 in ope ... tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"

acqua calda 20,00

acqua fredda 20,00

SOMMANO m 40,00 13,58 543,20

945 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.e del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

03/09/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/4

acqua calda lungh.20+10+15 45,00

acqua fredda lungh.20+10+15 45,00

SOMMANO m 90,00 16,44 1´479,60

946 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per

C.01.090.010 linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

.f del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto

03/09/2010 in ope ... uta e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di

diametro nominale 1"1/2

acqua calda 50,00

acqua fredda 50,00

SOMMANO m 100,00 18,61 1´861,00

947 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

03/09/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CA 5,00

dal collettore CB 4,00

dal collettore CD 5,00

SOMMANO cad 14,00 49,72 696,08

948 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

b posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

COMMITTENTE: 
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03/09/2010 etc. a valle delle ...  necessario per dare il lavoro finito e

funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi

dal collettore CC 6,00

SOMMANO cad 6,00 44,47 266,82

949 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

03/09/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

dal collettore CA 4,00

dal collettore CB 4,00

dal collettore CC 5,00

dal collettore CD 5,00

SOMMANO cad 18,00 45,61 820,98

950 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 8,00

03/09/2010

SOMMANO cadauno 8,00 25,12 200,96

951 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.010. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

03/09/2010 etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

ambienti

2 3,00

5 3,00

6 3,00

9-10-11 5,00

14 4,00

16 4,00

23 4,00

24 4,00

34 2,00

38-39 3,00

36 2,00

41-42 3,00

SOMMANO cad 40,00 49,72 1´988,80

952 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-

I.01.010.020. sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e

a posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine

03/09/2010 etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito

e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi

ambienti

2 3,00

5 2,00

6 3,00

9-10-11 5,00

14 4,00

16 4,00

23 4,00

24 4,00

34 2,00

38-39 2,00

36 2,00

41-42 2,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 37,00 45,61 1´687,57

953 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a

I.01.020.070. semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x

a 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico

03/09/2010 corredato di raccordi e fi ...  dare la fornitura e posa in

opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando

30,00

SOMMANO cad 30,00 365,06 10´951,80

954 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina

I.01.020.010. colore bianco completo di : cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante

03/09/2010 silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura

e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso

ambienti

5 1,00

38-39 1,00

41-42 1,00

SOMMANO cad 3,00 251,48 754,44

955 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a

I.01.020.100. pasta di colore bianco extra clay completo di accessori

b e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a

03/09/2010 muro diametro  ... are la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in

extra con miscelatore monocomando

ambienti

5 1,00

6 2,00

9-10-11 2,00

38-39 1,00

41-42 1,00

SOMMANO cad 7,00 277,51 1´942,57

956 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto

I.01.010.130. a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni,

c wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.

03/09/2010 Sono compre ... ture igienico-sanitarie con le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili oltre 10 pezzi

40,00

SOMMANO cad 40,00 45,81 1´832,40

957 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

b tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

03/09/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

di tubo in PVC DE 40 mm

ventilazione 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 7,42 222,60

958 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o

I.03.010.010. simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1

e tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a

03/09/2010 bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono

esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa

COMMITTENTE: 
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di tubo in PVC DE 75 mm

scarico 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 11,15 334,50

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 31´818,25

gas medicali  (SbCat 6)

959 Quadro di intercettazione di area per 3 gas, costituito

NP041 da:

03/09/2010 cassetta metallica di protezione ad incasso, verniciata a

fuoco con porta in acciaio inox lucido e sistema di

chiusura  ... o ogni onere ed accessorio per dare il

lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle norme

EN 737 e al DL 46- 97.

blocco operatorio 4,00

preparazione-risveglio 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 3´841,72 23´050,32

960 Quadro sinottico di riduzione e controllo della pressione

NP042 di II stadio a 3 + 3 linee, costituito da:

03/09/2010 a)	Per ogni linea di gas compressi:

n. 1 riduttore di pressione II stadio;

n ...  ogni onere ed accessorio per dare il lavoro

compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN

737 e al DL 46/97.

blocco operatorio 4,00

2,00

SOMMANO cadauno 6,00 23´298,25 139´789,50

961 Linee elettriche per collegamento quadri di controllo e

NP043 allarmi di reparto, costituito da tubazioni in PVC posati

03/09/2010 in vista e/o sottotraccia, cavi di collegamento e

compreso le opere murarie e quanto altro occorre per

dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

8,00

SOMMANO a corpo 8,00 154,87 1´238,96

962 Presa gas medicali, per installazione in trave testaletto,

NP044 con corpo presa AFNOR, con doppio otturatore,

03/09/2010 mascherina in alluminio indicante nome, colore e

simbolo chimico del gas, s ...  ogni onere ed accessorio

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità

alle norme EN 373 e al DL 46 - 97.

in travi testaletto 3,00 11,00 33,00

SOMMANO cadauno 33,00 84,70 2´795,10

963 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM

NP045 – B- 280, con pareti lisce e disossidate,

03/09/2010 opportunamente trattate per il passaggio dei gas

medicali. La tubazione sarà sigill ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di

marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 12 x 14 mm.

ossigeno 250,00

aria respirabile 250,00

aria tecnica 8 bar 250,00

SOMMANO m 750,00 16,67 12´502,50

COMMITTENTE: 
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964 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTN-

NP046 B 280, con pareti lisce e disossidate, opportunamente

03/09/2010 trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione

sarà sigillat ... n conformità alle norme EN 373 e

successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 14 x 16 mm.

ossigeno 250,00

aria respirabile 250,00

aria tecnica 8 bar 250,00

SOMMANO m 750,00 18,00 13´500,00

965 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame

NP047 ASTM- B- 280, con pareti lisce e disossidate,

03/09/2010 opportunamente trattate per il passaggio dei gas

medicali. La tubazione sarà sigilla ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di

marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 16 x 18 mm.

ossigeno 250,00

aria respirabile 250,00

aria tecnica 8 bar 250,00

SOMMANO m 750,00 19,34 14´505,00

966 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame

NP048 ASTM- B- 280, con pareti lisce e disossidate,

03/09/2010 opportunamente trattate per il passaggio dei gas

medicali. La tubazione sarà sigilla ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di

marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 26 x 28 mm.

per tubazioni di diam 26*28mm

vuoto 2,00 450,00 900,00

protossido 2,00 450,00 900,00

SOMMANO m 1´800,00 28,74 51´732,00

967 Oneri di allacciamento delle montanti gas medicali

NP049 esistenti alle reti.

03/09/2010 sale operatorie 8,00

travi testaletto 11,00

SOMMANO a corpo 19,00 610,89 11´606,91

968 Quadro di controllo e comando a tenuta stagna in

NP050 materiale termoplastico autoestinguente comprendente:

03/09/2010 scatola ad incasso; coperchio con comandi e

segnalazioni; interruttore di rete 220 V; spia verde

d’accensione; spia rossa di segnalazione di flusso;

disgiuntore termico 1,8 A

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 489,13 3´913,04

969 Aspiratore monofase con portata di aspirazione di 4000

NP051 lt/min., avente le seguenti caratteristiche: elevata

03/09/2010 silenziosità; spia rossa sul quadro di controllo o sul

pannello ripetito ... d’aspirazione; cassonetto in lamiera

zincata e verniciata a fuoco comprendente la camera di

aspirazione e di espulsione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´534,16 6´136,64

COMMITTENTE: 
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970 Scatola di rinvio per aspiratore a tenuta stagna in

NP052 materiale termoplastico autoestinguente montata sul

03/09/2010 cassonetto e contenente il presso stato per il controllo

della portata di aspirazione e la corsetteria con il cavo

di collegamento.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 158,72 634,88

971 Scatola di connessione elettrica a tenuta stagna in

NP053 materiale termoplastico autoestinguente comprendente

03/09/2010 scatola da incasso o esterna e corsetteria.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 152,24 1´217,92

972 Pannello indicatore ripetitore di segnali del quadro di

NP054 controllo, in materiale termoplastico autoestinguente

03/09/2010 avente le seguenti caratteristiche: scatola da incasso o

esterna; coperchio con segnalazioni; spia verde

d’accensione; spia rossa di segnalazione di flusso.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 267,27 2´138,16

973 Presa di aspirazione a parete in alluminio anodizzato

NP055 completa di valvola con possibilità di montaggio esterno

03/09/2010 o ad incasso avente le seguenti caratteristiche: scatola

da fissare a ... d’espulsione diametro 50 mm; valvola

d’aspirazione con innesto a vite ed attacco per tubo di

evacuazione diametro 22 mm.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´197,34 9´578,72

974 Scatola di raccolta gas anestetici aventi le seguenti

NP056 caratteristiche: scatola a tre vie in alluminio anodizzato;

03/09/2010 n. 2 valvole di sicurezza contro la pressione negativa; n.

1 valvo ... tro 22 mm L=5 mt per collegamento

all’impianto di evacuazione gas; pallone di riserva;

morsetto per attacco alla sbarra;

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´086,20 4´344,80

Parziale gas medicali  (SbCat 6) euro 298´684,45

Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

975 Tubazione in polipropilene per la raccolta e l’espulsione

NP057 dei gas anestetici inquinanti compreso i pezzi speciali e

03/09/2010 i cavallotti per il fissaggio dei tubi a parete o a soffitto.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 3´351,92 6´703,84

976 Valvola di aspirazione per pensili per evacuazione gas

NP058 anestetici provenienti dall’apparecchio di anestesia con

03/09/2010 innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione

diametro 22mm.

blocco operatorio 8,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 8,00 600,69 4´805,52

Parziale Impianti idrico sanitari e antincendio  (SbCat 4)

euro 11´509,36

Impianti termici  (SbCat 5)

977 Centrale di trattamento aria primaria a settori

NP083 componibili realizzati con struttura portante in profilati in

03/09/2010 alluminio, collegati fra loro con appositi angolari;

pennellatura dopp ... onere per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d’arte. Centrale di trattamento aria per

portata 28000 – 32000 mc/h.

centrale trattamento blocco operatorio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 67´857,36 67´857,36

978 Fornitura e posa in opera di umidificatore di tipo

NP076 elettrico a elettrodi immersi, alimentazione 400V; 3F;

03/09/2010 50Hz, trifase, avente le seguenti caratteristiche:

- regolatore... per in ...  diagnostica completa con

memoria completo di display LCD.

per produzione di vapore 45 kg/h

Umidificatore per CTA 2

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´130,67 6´130,67

979 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.q opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ...  per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 168,3 e spessore da mm 4,5

collettori 7'' alimentazione primaria a.f. UTA sala

operatoria

lungh.=0.85x1.3 2,00 1,11 2,22

SOMMANO m 2,22 76,01 168,74

980 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.q opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ...  per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 168,3 e spessore da mm 4,5

collettori 7'' alimentazione primaria a.f. UTA sala

operatoria

lungh.=0.85x1.3 2,00 1,11 2,22

SOMMANO m 2,22 76,01 168,74

981 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.j opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2

Alimentazione BC UTA B.O. 1,30 25,00 32,50

Rete Montante 1,30 15,00 19,50

SOMMANO m 52,00 35,02 1´821,04

982 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

COMMITTENTE: 
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C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.i opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

rete di distribuzione 1,30 40,00 52,00

SOMMANO m 52,00 27,38 1´423,76

983 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.g opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

rete distribuzione orizzontale 2'' 1,30 60,00 78,00

SOMMANO m 78,00 24,42 1´904,76

984 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.040 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in

.a opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il

03/09/2010 prezzo comprende: inci ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI

7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

1,30 80,00 104,00

SOMMANO m 104,00 9,28 965,12

985 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.e stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

03/09/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 18x1,0

1,30 100,00 130,00

SOMMANO m 130,00 7,51 976,30

986 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con

C.01.010.010 titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

.f stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione

03/09/2010 stellare con carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura

ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 22x1,0

1,30 130,00 169,00

SOMMANO m 169,00 9,73 1´644,37

987 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per

C.01.090.030 trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in

.d opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo

03/09/2010 comprende: inci ... e per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

1,30 60,00 78,00

SOMMANO m 78,00 26,80 2´090,40

988 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a

M.05.010.100 membrana da l 24

.e 2,00

03/09/2010

SOMMANO cad 2,00 198,73 397,46

COMMITTENTE: 
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989 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a

M.05.010.100 membrana da l 500

.n cicuito acqua calda 2,00

03/09/2010

SOMMANO cad 2,00 1´060,26 2´120,52

990 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,

C.04.020.050 esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,

.f 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego

03/09/2010 -10/120°C, PN6, gr ... revalenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q =

8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65

alimentazione batteria fredda UTA B.O. 2,00

alimentazione batteria calda UTA B.O. 2,00

SOMMANO cad 4,00 594,11 2´376,44

991 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera .

C.04.020.110 Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di

.d ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e

03/09/2010 delle motopompe ...  flange e i bulloni, sono

dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio

gemellare di motopompe singole dimensionate DN65

pompei acqua calda UTA B.O. 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´754,10 3´508,20

992 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.d a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di

03/09/2010 equivalente sviluppo perimetrale

2,20

SOMMANO m 2,20 8,39 18,46

993 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.c a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di

03/09/2010 equivalente sviluppo perimetrale

1,30 25,00 32,50

1,30 15,00 19,50

1,30 60,00 78,00

8,02

SOMMANO m 138,02 5,40 745,31

994 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o

E.21.040.090 colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare,

.b a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di

03/09/2010 equivalente sviluppo perimetrale

1,30 80,00 104,00

SOMMANO m 104,00 3,48 361,92

995 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.j a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

03/09/2010 40°  ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN125 (5")

2,00 1,10 2,20

1,30 25,00 32,50

1,30 60,00 78,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 112,70 31,69 3´571,46

996 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da

C.05.010.070 guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

.g a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a

03/09/2010 40°  ... la diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico

classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2)

1,30 80,00 104,00

SOMMANO m 104,00 21,52 2´238,08

997 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni

C.05.010.090 isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura

.b di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti

03/09/2010 autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro

compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con lamierino

di alluminio 6/10

H/peso=0.15*3.14 1,30 4,40 0,471 2,69

H/peso=0.15*3.14 1,30 25,00 0,157 5,10

H/peso=0.15*3.14 1,30 60,00 0,157 12,25

SOMMANO m² 20,04 16,57 332,06

998 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per

C.06.010.010 la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari

.a in lamiera di acciaio zincato

03/09/2010 canali mandata sala operatoria x (par. ug.=1,3x80) 10,40 44,00 8,500 3´889,60

canali ripresa  sala operatoria x (par.

ug.=1,3x80)x(largh.=0.9*85) 10,40 76,50 8,500 6´762,60

canali mandata supporto 1,30 190,00 8,500 2´099,50

canali ripresa 1,30 150,00 8,500 1´657,50

canali mandata principale UTA 1,30 50,00 10,000 650,00

canali ripresa principale UTA 1,30 50,00 10,000 650,00

SOMMANO kg 15´709,20 6,22 97´711,22

999 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana

NP069 minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

03/09/2010 legatura in filo d'acciaio.

canali mandata blocco operatorio 1,30 100,000 130,00

SOMMANO mq 130,00 14,26 1´853,80

1000 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato

C.05.010.110 con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm,

.a idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici

03/09/2010 l'isolamento termico dei cana ... egola d'arte. Per

rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali

di distribuzione aria realizzato con lamierino

canali mandata principale UTA B.O. 1,30 100,000 130,00

SOMMANO m² 130,00 32,19 4´184,70

1001 Fornitura e posa in opera di diffusore per sala

NP084 operatoria a flusso laminare, con struttura e telaio in

03/09/2010 acciaio inox AISI 304, completo di filtro assoluto, classe

D, in opera portata mc/h 1800

sale operatorie 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 5´297,33 42´378,64

1002 Fornitura e posa in opera di canale in acciaio per

COMMITTENTE: 
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NP085 estrazione dell’aria da sale operatorie, costituito da

03/09/2010 pannelli in acciaio inox AISI 304, completamente

smontabile per una facile ... e le griglie di ripresa in lato

e in basso, in acciaio ad alette fisse, di dimensioni 300 x

400, posizione angolare.

sale operatorie x (par. ug.= 8x4) 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 2´525,12 80´803,84

1003 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie

C.06.020.170 in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in

.a opera Da mm 150X150

03/09/2010 distribuzione aria 30,00

SOMMANO cad 30,00 65,40 1´962,00

1004 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con

C.06.020.210 comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100,

.j boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera

03/09/2010 Da mm 600 x 310

4,00

SOMMANO cad 4,00 115,61 462,44

1005 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con

C.06.020.210 comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100,

.k boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera

03/09/2010 Da mm 600 x 410

4,00

SOMMANO cad 4,00 129,06 516,24

1006 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in

C.06.020.200 acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300,

.z05 otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con

03/09/2010 fusibile metallico ta ... lettrico di fine corsa, certificata

secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/

1993, in opera Da mm 1100 x 700

6,00

SOMMANO cad 6,00 334,75 2´008,50

1007 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate

C.06.020.050 a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti

.z11 in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm

03/09/2010 400X600

12,00

SOMMANO cad 12,00 67,24 806,88

1008 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell

C.06.020.080 alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da

.j mm 500X200

03/09/2010 wc 4,00

porte locali sporco 12,00

SOMMANO cad 16,00 55,99 895,84

1009 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-

NP080 alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

03/09/2010 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di

alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza

a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

COMMITTENTE: 
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130,00

SOMMANO m 130,00 23,56 3´062,80

1010 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per

M.09.010.470 acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di

.k servomotore modulante per ingresso a tensione

03/09/2010 variabile, idonea per circuiti di r ...  Portata caratteristica

minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

batteria a.f. UTA B.O. 1,00

batteria a.c. UTA B.O. 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´833,03 3´666,06

1011 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio

C.04.010.010 INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti

.j acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori.

03/09/2010 Nel costo restano esclus ...  idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN150

tubazione primaria acqua refrigerata UTA1 1,00

tubazione primaria acqua refrigerata UTA2 1,00

SOMMANO cad 2,00 396,84 793,68

1012 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa

C.04.010.050 conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua

.k calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo

03/09/2010 restano esclusi ...  occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Posa di valvola di ritegno in ghisa

a flusso avviato DN150

2,00

SOMMANO cad 2,00 391,47 782,94

1013 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a

C.04.010.260 leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel

.d costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

03/09/2010 tubazione. Compreso: ... prove idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di valvola wafer DN 100

6,00

SOMMANO cad 6,00 235,99 1´415,94

1014 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a

C.04.010.260 leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel

.a costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

03/09/2010 tubazione. Compreso: ...  prove idrauliche e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di valvola wafer DN 50

4,00

SOMMANO cad 4,00 154,51 618,04

1015 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.h assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

03/09/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN150

4,00

SOMMANO cad 4,00 71,82 287,28

COMMITTENTE: 
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1016 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.g assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

03/09/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN125

12,00

SOMMANO cad 12,00 61,38 736,56

1017 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.e assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

03/09/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN80

10,00

SOMMANO cad 10,00 45,94 459,40

1018 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e

C.04.010.280 PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia,

.d assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e

03/09/2010 quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte Posa di flangia piana DN65

12,00

SOMMANO cad 12,00 41,65 499,80

1019 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO

I.02.010.070. 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,

g compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

03/09/2010 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola

a sfera in acciaio di diametro 2"

4,00

SOMMANO cad 4,00 51,38 205,52

1020 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di

M.09.010.300 regolazione con possibilità di avere incorporato il

.c potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli

03/09/2010 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Sonda da canale, scala

30/80 % U.R.

6,00

SOMMANO cad 6,00 289,30 1´735,80

1021 Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature

M.09.010.310 elettroniche di regolazione con possibilità di avere il

.a potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli

03/09/2010 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ambiente, scala

0/30° C e 30/80 % U.R.

6,00

SOMMANO cad 6,00 298,47 1´790,82

1022 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature

M.09.010.330 elettroniche di regolazione, in opera. Sono esclusi i soli

.c collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

03/09/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Scala 0/10 mbar

4,00

SOMMANO cad 4,00 301,09 1´204,36

COMMITTENTE: 
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1023 termometro a quadrante ad immersione ad attacco

NP077 laterale f.s. 0-150°c

03/09/2010 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 56,94 911,04

1024 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

03/09/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 81,15 2´028,75

1025 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC,

NP079 compreso linee elettriche di alimentazione, collegamenti

03/09/2010 equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed

accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta

regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´865,57 5´731,14

1026 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia

C.06.030.020 aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti

.f , portelle di ispezione, motore preddisposto a doppia

03/09/2010 alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP

54, in opera Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´575,78 6´303,12

1027 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione

M.08.010.130 oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

.b coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola

03/09/2010 ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico

condensa da rete

15,00

SOMMANO cad 15,00 148,40 2´226,00

1028 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.b copertura, pannello di comando velocità incorporato,

03/09/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

15,00

SOMMANO cad 15,00 634,27 9´514,05

1029 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a

M.08.010.010 vista in posizione verticale, completo di mobile di

.a copertura, pannello di comando velocità incorporato,

03/09/2010 bacinella di rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale

non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

5,00

SOMMANO cad 5,00 596,80 2´984,00

1030 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di

COMMITTENTE: 
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M.07.010.020 ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,

.b tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

03/09/2010 verniciatura, o ... ssaggio, conteggiati per W di

emissione termica determinata a norma UNI 6514

(ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

wc 6,00 1498,980 8´993,88

SOMMANO w 8´993,88 0,16 1´439,02

1031 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal

M.07.010.120 collettore di distribuzione oppure dalla rete di

.a distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in

03/09/2010 ottone croma ... co e del tinteggio. Sono esclusi anche il

collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione

p. terzo 6,00

SOMMANO cad 6,00 85,99 515,94

1032 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo

NP086 digitale, per egolazione temperatura ambiente,

03/09/2010 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per

la messa in funzione

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 81,15 1´623,00

1033

NP082 Operazioni di smontaggio delle apparecchiature,

tubazioni e canalizzazioni esistenti in terrazza al primo

piano dove realizzare il Blocco Operatorio, compreso il

trasporto con og ... i e tubazioni per il ripristino delle

alimentazioni delle utenze originarie per garantire la

funzionalità complessiva.

terrazza blocco operatorio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 111´816,11 111´816,11

Parziale Impianti termici  (SbCat 5) euro 496´756,44

Parziale blocco operatorio  (Cat 8) euro 2´532´202,89

Parziale Blocco operatorio  (SpCat 2) euro 2´532´202,89

Oneri sicurezza indiretti  (SpCat 3)

Oneri sicurezza indiretti  (Cat 9)

Opere edili   (SbCat 1)

1034 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da

S.02.020.010 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a

17/10/2007 mm 40, con due lamiere ... abo, completo di

rubinetterie e scalda acqua, su basamento

preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm

120 x 120

6,00

SOMMANO cad 6,00 65,66 393,96

1035 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da

S.02.020.020 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a

17/10/2007 mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione

e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

(par.ug.=18*6) 108,00 108,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,00 9´187´897,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,00 9´187´897,25

SOMMANO cad/mese 108,00 21,05 2´273,40

1036 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

S.02.020.030 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

.a esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.

17/10/2007 Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da

minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

6,00

SOMMANO cad 6,00 100,92 605,52

1037 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio

S.03.010.020 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce

.b antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle

17/10/2007 cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico

peso pari a 370 g bardatura tessile

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,46 460,00

1038 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio

S.03.010.030 di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera

.b ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi

17/10/2007 alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe

ottica 1, per elmetto

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,83 1´830,00

1039 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di

S.03.010.040 marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,

.b con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto

17/10/2007 ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali

avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,93 930,00

1040 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio

S.03.010.050 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti

.b secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere

17/10/2007 isolante peso 250 g SNR 30 dB

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,96 4´960,00

1041 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati

S.03.010.060 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,

.f costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta

17/10/2007 stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per

polveri solide classe FFP3SLcon valvola

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,86 4´860,00

1042 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di

S.03.010.100 marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997

.c Crosta semplice EN 420-388

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,69 1´690,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´205´506,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´205´506,17

1043 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio

S.03.010.110 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta

.d di sicurezza EN 345 S1P

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 7,90 7´900,00

1044 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati

S.03.010.120 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997

.b Grembiule in PVC/POL/PVC

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

-44,40

Sommano positivi cad/mese 1´000,00

Sommano negativi cad/mese -44,40

SOMMANO cad/mese 955,60 0,50 477,80

1045 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n°

S.03.020.010 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro

.b Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

17/10/2007 (par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad/mese 20,00 6,50 130,00

1046 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette

P.03.010.120 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e

.a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/

03/10/2012 o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di

superfice asservita Per il 1°mese o frazione

zona esterna 1,00 18,00 10,000 180,00

zona esterna 1,00 40,00 10,000 400,00

SOMMANO m² 580,00 14,72 8´537,60

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 35´048,28

Parziale Oneri sicurezza indiretti  (Cat 9) euro 35´048,28

Parziale Oneri sicurezza indiretti  (SpCat 3) euro 35´048,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´222´551,57

T O T A L E   euro 9´222´551,57

-------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Ripartizione scientifica 6´655´300,40 72,163

  002 Blocco operatorio 2´532´202,89 27,457

  003 Oneri sicurezza indiretti 35´048,28 0,380

Totale SUPER CATEGORIE euro 9´222´551,57 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Piano Seminterrato 724´434,71

  002 Piano Terra (didattica) 990´907,17

  003 Piano primo (laboratorio 1-2-3-4) 815´529,67

  004 Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8) 828´495,34

  005 Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio 9) 843´322,09

  006 Piano quarto (ex stabulario demolizioni) 177´503,69

  007 Adeguamento sismico 2´275´107,73

  008 blocco operatorio 2´532´202,89

  009 Oneri sicurezza indiretti 35´048,28

Totale CATEGORIE euro 9´222´551,57
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Opere edili 2´891´332,53

  002 Opere strutturali 2´651´415,15

  003 Impianti elettrici e speciali 1´672´838,26

  004 Impianti idrico sanitari e antincendio 302´532,64

  005 Impianti termici 1´393´587,26

  006 gas medicali 310´845,73

Totale SUB CATEGORIE euro 9´222´551,57

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 186

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9´222´551,57 100,000

C:001 Ripartizione scientifica euro 6´655´300,40 72,163

C:001.001      Piano Seminterrato euro 724´434,71 7,855

C:001.001.001           Opere edili euro 341´989,37 3,708

C:001.001.003           Impianti elettrici e speciali euro 332´678,10 3,607

C:001.001.005           Impianti termici euro 44´438,17 0,482

C:001.001.006           gas medicali euro 5´329,07 0,058

C:001.002      Piano Terra (didattica) euro 990´907,17 10,744

C:001.002.001           Opere edili euro 348´091,44 3,774

C:001.002.003           Impianti elettrici e speciali euro 181´531,95 1,968

C:001.002.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 97´686,13 1,059

C:001.002.005           Impianti termici euro 363´597,65 3,942

C:001.003      Piano primo (laboratorio 1-2-3-4) euro 815´529,67 8,843

C:001.003.001           Opere edili euro 406´808,30 4,411

C:001.003.003           Impianti elettrici e speciali euro 182´044,43 1,974

C:001.003.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 51´060,46 0,554

C:001.003.005           Impianti termici euro 168´784,27 1,830

C:001.003.006           gas medicali euro 6´832,21 0,074

C:001.004      Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8) euro 828´495,34 8,983

C:001.004.001           Opere edili euro 412´129,47 4,469

C:001.004.003           Impianti elettrici e speciali euro 182´044,43 1,974

C:001.004.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 65´537,17 0,711

C:001.004.005           Impianti termici euro 168´784,27 1,830

C:001.005      Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio 9) euro 843´322,09 9,144

C:001.005.001           Opere edili euro 489´354,54 5,306

C:001.005.003           Impianti elettrici e speciali euro 175´841,34 1,907

C:001.005.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 26´899,75 0,292

C:001.005.005           Impianti termici euro 151´226,46 1,640

C:001.006      Piano quarto (ex stabulario demolizioni) euro 177´503,69 1,925

C:001.006.001           Opere edili euro 177´503,69 1,925

C:001.007      Adeguamento sismico euro 2´275´107,73 24,669

C:001.007.001           Opere edili euro 115´305,36 1,250

C:001.007.002           Opere strutturali euro 2´159´802,37 23,419

C:002 Blocco operatorio euro 2´532´202,89 27,457

C:002.008      blocco operatorio euro 2´532´202,89 27,457

C:002.008.001           Opere edili euro 565´102,08 6,127

C:002.008.002           Opere strutturali euro 491´612,78 5,331

C:002.008.003           Impianti elettrici e speciali euro 618´698,01 6,709

C:002.008.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 61´349,13 0,665

C:002.008.005           Impianti termici euro 496´756,44 5,386

C:002.008.006           gas medicali euro 298´684,45 3,239

C:003 Oneri sicurezza indiretti euro 35´048,28 0,380

C:003.009      Oneri sicurezza indiretti euro 35´048,28 0,380

C:003.009.001           Opere edili euro 35´048,28 0,380

TOTALE  euro 9´222´551,57 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

     Data, __________

Il Tecnico
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di

NP014 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V ... uant'altro per dare

l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 2,000 25,87 51,74

(L)  Operaio comune h 2,000 23,22 46,44

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 22,00 22,00

(L)  accessori a corpo 1,000 5,00 5,00

(L)  calcestruzzo m3 0,050 75,00 3,75

(L)  trasporto franco destino (pr=30,75) % 0,040 30,75 1,23

Sommano euro 130,16

Oneri Sicurezza 2% euro 2,60

Sommano euro 132,76

Spese Generali 15% euro 19,91

Sommano euro 152,67

Utili Impresa 10% euro 15,27

T O T A L E  euro / cadauno 167,94

Nr. 2 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di

NP015 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V- ... uant'altro per dare

l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 28,50 28,50

(L)  accessori a corpo 1,000 6,71 6,71

(L)  calcestruzzo m3 0,050 75,00 3,75

(L)  trasporto franco destino (pr=38,96) % 0,040 38,96 1,56

Sommano euro 89,61

Oneri Sicurezza 2% euro 1,79

Sommano euro 91,40

Spese Generali 15% euro 13,71

Sommano euro 105,11

Utili Impresa 10% euro 10,51

T O T A L E  euro / cadauno 115,62

Nr. 3 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in

NP016 tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione minima  ... i da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 29,00 29,00

(L)  accessori a corpo 1,000 4,50 4,50

(L)  calcestruzzo m3 0,040 60,00 2,40

(L)  trasporto franco destino (pr=35,90) % 0,040 35,90 1,44

Sommano euro 86,43

Oneri Sicurezza 2% euro 1,73

Sommano euro 88,16

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88,16
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 88,16

Spese Generali 15% euro 13,22

Sommano euro 101,38

Utili Impresa 10% euro 10,14

T O T A L E  euro / cadauno 111,52

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di quadro generale di distribuzione BT, di protezione e comando delle linee di

NP017 alimentazione normale e privilegiata, costituita dagli elementi descritti c ...  e montaggio in opera,

comprese tutte le apparecchiature di controllo e visualizzazione, voltametro, amperometri ecc.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 10,000 27,96 279,60

(L)  Operaio qualificato h 10,000 25,87 258,70

(L)  Operaio comune h 10,000 23,22 232,20

(L)  interruttori a corpo 1,000 11´950,00 11´950,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 1´708,00 1´708,00

(L)  trasporto franco destino (pr=13658,00) % 0,040 13´658,00 546,32

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 15´120,82

Oneri Sicurezza 2% euro 302,42

Sommano euro 15´423,24

Spese Generali 15% euro 2´313,49

Sommano euro 17´736,73

Utili Impresa 10% euro 1´773,67

T O T A L E  euro / cadauno 19´510,40

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di piano, come da tavola di progetto

NP018 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 15,000 27,96 419,40

(L)  Operaio qualificato h 15,000 25,87 388,05

(L)  Operaio comune h 15,000 23,22 348,30

(L)  interruttori a corpo 1,000 4´837,07 4´837,07

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 1´873,50 1´873,50

(L)  trasporto franco destino (pr=6710,57) % 0,040 6´710,57 268,42

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 8´280,74

Oneri Sicurezza 2% euro 165,61

Sommano euro 8´446,35

Spese Generali 15% euro 1´266,95

Sommano euro 9´713,30

Utili Impresa 10% euro 971,33

T O T A L E  euro / cadauno 10´684,63

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di  Quadro elettrico di distribuzione di piano, per alimentazione blocco

NP019 operatorio, compreso trasformatore di isolamento per reparti ad usomedico, come da tavola di progetto

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 20,000 27,96 559,20

(L)  Operaio qualificato h 20,000 25,87 517,40

(L)  Operaio comune h 20,000 23,22 464,40

(L)  interruttori a corpo 1,000 6´350,00 6´350,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 3´161,00 3´161,00

(L)  trasporto franco destino (pr=9511,00) % 0,040 9´511,00 380,44

Sommano euro 11´432,44

Oneri Sicurezza 2% euro 228,65

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´661,09
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 11´661,09

Sommano euro 11´661,09

Spese Generali 15% euro 1´749,16

Sommano euro 13´410,25

Utili Impresa 10% euro 1´341,03

T O T A L E  euro / cadauno 14´751,28

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di zona, come da tavola di progetto

NP020 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 18,000 27,96 503,28

(L)  Operaio qualificato h 18,000 25,87 465,66

(L)  Operaio comune h 18,000 23,22 417,96

(L)  interruttori a corpo 1,000 4´150,00 4´150,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 1´370,00 1´370,00

(L)  trasporto franco destino (pr=5520,00) % 0,040 5´520,00 220,80

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 7´273,70

Oneri Sicurezza 2% euro 145,47

Sommano euro 7´419,17

Spese Generali 15% euro 1´112,88

Sommano euro 8´532,05

Utili Impresa 10% euro 853,21

T O T A L E  euro / cadauno 9´385,26

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea privilegiata come da tavola di progetto

NP021 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 16,000 27,96 447,36

(L)  Operaio qualificato h 16,000 25,87 413,92

(L)  Operaio comune h 16,000 23,22 371,52

(L)  interruttori a corpo 1,000 3´675,00 3´675,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 1´300,00 1´300,00

(L)  trasporto franco destino (pr=4975,00) % 0,040 4´975,00 199,00

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 6´552,80

Oneri Sicurezza 2% euro 131,06

Sommano euro 6´683,86

Spese Generali 15% euro 1´002,58

Sommano euro 7´686,44

Utili Impresa 10% euro 768,64

T O T A L E  euro / cadauno 8´455,08

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di quadro di condizionamento QCDZ come da tavola di progetto

NP022 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 10,000 27,96 279,60

(L)  Operaio qualificato h 10,000 25,87 258,70

(L)  Operaio comune h 10,000 23,22 232,20

(L)  interruttori a corpo 1,000 8´000,00 8´000,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 2´305,50 2´305,50

(L)  trasporto franco destino (pr=10305,50) % 0,040 10´305,50 412,22

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 11´634,22

Oneri Sicurezza 2% euro 232,68

Sommano euro 11´866,90

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´866,90
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 11´866,90

Spese Generali 15% euro 1´780,04

Sommano euro 13´646,94

Utili Impresa 10% euro 1´364,69

T O T A L E  euro / cadauno 15´011,63

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di quadro di alimentazione inverter elettropompe alimentazione fan coils

NP023 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 15,000 27,96 419,40

(L)  Operaio qualificato h 15,000 25,87 388,05

(L)  Operaio comune h 15,000 23,22 348,30

(L)  interruttori a corpo 1,000 6´335,00 6´335,00

(L)  cavi, morsetti,scatole di derivazione ecc a corpo 1,000 1´465,00 1´465,00

(L)  trasporto franco destino (pr=7800,00) % 0,040 7´800,00 312,00

(L)  tiri in alto con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 9´413,75

Oneri Sicurezza 2% euro 188,28

Sommano euro 9´602,03

Spese Generali 15% euro 1´440,30

Sommano euro 11´042,33

Utili Impresa 10% euro 1´104,23

T O T A L E  euro / cadauno 12´146,56

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato

NP024 con :

N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1,000 27,96 27,96

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  prese a corpo 1,000 40,50 40,50

(L)  accessori a corpo 1,000 16,19 16,19

(L)  trasporto franco destino (pr=56,69) % 0,040 56,69 2,27

Sommano euro 136,01

Oneri Sicurezza 2% euro 2,72

Sommano euro 138,73

Spese Generali 15% euro 20,81

Sommano euro 159,54

Utili Impresa 10% euro 15,95

T O T A L E  euro / cadauno 175,49

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato

NP025 con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea normale

N. ... tto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,600 27,96 16,78

(L)  Operaio qualificato h 0,600 25,87 15,52

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,30
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 32,30

(L)  Operaio comune h 0,600 23,22 13,93

(L)  prese a corpo 1,000 29,50 29,50

(L)  accessori a corpo 1,000 7,00 7,00

(L)  trasporto franco destino (pr=36,50) % 0,040 36,50 1,46

Sommano euro 84,19

Oneri Sicurezza 2% euro 1,68

Sommano euro 85,87

Spese Generali 15% euro 12,88

Sommano euro 98,75

Utili Impresa 10% euro 9,88

T O T A L E  euro / cadauno 108,63

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato

NP026 con :

N.1 centralino da parete

N.6 prese universali  10/16A - 230 V

N.3 prese lineari bipassoi  10/16A - 230 V

N.1 presa RJ45 cat. 6

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  centralino a corpo 1,000 60,00 60,00

(L)  accessori a corpo 1,000 8,00 8,00

(L)  trasporto franco destino (pr=68,00) % 0,040 68,00 2,72

Sommano euro 119,81

Oneri Sicurezza 2% euro 2,40

Sommano euro 122,21

Spese Generali 15% euro 18,33

Sommano euro 140,54

Utili Impresa 10% euro 14,05

T O T A L E  euro / cadauno 154,59

Nr. 14 Unità centrale per la gestione dei messaggi di emergenza con:

NP027 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione messaggi audio preregistrati

- 4 us ...  postazioni VVFF con garanzia della funzione audio anche in caso di crollo del sistema dii

controllo

(2 unità RACK)

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 6,000 27,96 167,76

(L)  Operaio qualificato h 6,000 25,87 155,22

(L)  Operaio comune h 6,000 23,22 139,32

(L)  Unittà centrale a corpo 1,000 688,00 688,00

(L)  accessori e utensili ecc a corpo 1,000 115,00 115,00

(L)  trasporto franco destino (pr=803,00) % 0,040 803,00 32,12

Sommano euro 1´297,42

Oneri Sicurezza 2% euro 25,95

Sommano euro 1´323,37

Spese Generali 15% euro 198,51

Sommano euro 1´521,88

Utili Impresa 10% euro 152,19

T O T A L E  euro / cadauno 1´674,07

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 15 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi su 8 zone indipendenti

NP028 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 2,000 27,96 55,92

(L)  Operaio qualificato h 2,000 25,87 51,74

(L)  Operaio comune h 2,000 23,22 46,44

(L)  Unità di commutazione a corpo 1,000 161,00 161,00

(L)  accessori utensili ecc a corpo 1,000 55,00 55,00

(L)  trasporto franco destino (pr=216,00) % 0,040 216,00 8,64

Sommano euro 378,74

Oneri Sicurezza 2% euro 7,57

Sommano euro 386,31

Spese Generali 15% euro 57,95

Sommano euro 444,26

Utili Impresa 10% euro 44,43

T O T A L E  euro / cadauno 488,69

Nr. 16 Modulo diagnostico di zona

NP029 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,800 27,96 22,37

(L)  Operaio qualificato h 0,800 25,87 20,70

(L)  Operaio comune h 0,800 23,22 18,58

(L)  Modulo diagnostico di zona a corpo 1,000 140,00 140,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 55,00 55,00

(L)  trasporto franco destino (pr=195,00) % 0,040 195,00 7,80

Sommano euro 264,45

Oneri Sicurezza 2% euro 5,29

Sommano euro 269,74

Spese Generali 15% euro 40,46

Sommano euro 310,20

Utili Impresa 10% euro 31,02

T O T A L E  euro / cadauno 341,22

Nr. 17 Base microfonica

NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi perzona, per aree o generali, con tastiera numerica

per la selezione delle zone e display LCD per la visua ... della diagnostica, e della zona selezionata.

Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale con audio codificato.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,600 27,96 16,78

(L)  Operaio qualificato h 0,600 25,87 15,52

(L)  Operaio comune h 0,600 23,22 13,93

(L)  Base microfonica a corpo 1,000 260,00 260,00

(L)  accessori utensili ecc a corpo 1,000 15,00 15,00

(L)  trasporto franco destino (pr=275,00) % 0,040 275,00 11,00

Sommano euro 332,23

Oneri Sicurezza 2% euro 6,64

Sommano euro 338,87

Spese Generali 15% euro 50,83

Sommano euro 389,70

Utili Impresa 10% euro 38,97

T O T A L E  euro / cadauno 428,67

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 18 Postazione microfonica per VVFF

NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di annuncio, con controllo della capsula microfonica,

dotato di sistema di autodiagnostica con  vis ... ante di emergenza che consente di by passare il sistema

di controllo in caso di crollo di funzionamento dello stesso

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,700 27,96 19,57

(L)  Operaio qualificato h 0,700 25,87 18,11

(L)  Operaio comune h 0,700 23,22 16,25

(L)  Prestazione microfonica per VVFF a corpo 1,000 225,00 225,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 15,00 15,00

(L)  trasporto franco destino (pr=240,00) % 0,040 240,00 9,60

Sommano euro 303,53

Oneri Sicurezza 2% euro 6,07

Sommano euro 309,60

Spese Generali 15% euro 46,44

Sommano euro 356,04

Utili Impresa 10% euro 35,60

T O T A L E  euro / cadauno 391,64

Nr. 19 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da controsoffitto, in metallo altoparlante bianco a sospensione

NP032 pneumatica colore bianco.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,300 25,87 7,76

(L)  Operaio comune h 0,300 23,22 6,97

(L)  Diffusore a corpo 1,000 37,00 37,00

(L)  cavi ,accessori, morsetti ecc a corpo 1,000 9,00 9,00

(L)  trasporto franco destino (pr=46,00) % 0,040 46,00 1,84

Sommano euro 62,57

Oneri Sicurezza 2% euro 1,25

Sommano euro 63,82

Spese Generali 15% euro 9,57

Sommano euro 73,39

Utili Impresa 10% euro 7,34

T O T A L E  euro / cadauno 80,73

Nr. 20 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso

NP033 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Canaletta a corpo 1,000 5,00 5,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 1,21 1,21

(L)  trasporto franco destino (pr=6,21) % 0,040 6,21 0,25

Sommano euro 13,95

Oneri Sicurezza 2% euro 0,28

Sommano euro 14,23

Spese Generali 15% euro 2,13

Sommano euro 16,36

Utili Impresa 10% euro 1,64

T O T A L E  euro / cadauno 18,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di di unità di chiamata per WC con tasto a parete completa i scatola da incasso

NP034 a pareti in muratura

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  Unità di chiamata a corpo 1,000 32,00 32,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 1,31 1,31

(L)  trasporto franco destino (pr=33,31) % 0,040 33,31 1,33

Sommano euro 50,04

Oneri Sicurezza 2% euro 1,00

Sommano euro 51,04

Spese Generali 15% euro 7,66

Sommano euro 58,70

Utili Impresa 10% euro 5,87

T O T A L E  euro / cadauno 64,57

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di tasto di chiamata a tirante per doccia o vasca da bagno completo di scatola

NP035 da incasso per parete in muratura

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Tasto di chiamata a corpo 1,000 41,00 41,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 1,35 1,35

(L)  trasporto franco destino (pr=42,35) % 0,040 42,35 1,69

Sommano euro 51,75

Oneri Sicurezza 2% euro 1,04

Sommano euro 52,79

Spese Generali 15% euro 7,92

Sommano euro 60,71

Utili Impresa 10% euro 6,07

T O T A L E  euro / cadauno 66,78

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione per allarme bagno di colore bianco

NP036 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Lampada di segnalazione a corpo 1,000 34,00 34,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 1,30 1,30

(L)  trasporto franco destino (pr=35,30) % 0,040 35,30 1,41

Sommano euro 44,42

Oneri Sicurezza 2% euro 0,89

Sommano euro 45,31

Spese Generali 15% euro 6,80

Sommano euro 52,11

Utili Impresa 10% euro 5,21

T O T A L E  euro / cadauno 57,32

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di segnalatore da esterno ad incasso divso in tre campi con la scritta "AVANTI"

NP037 ""ATTENDERE", "OCCUPATO"

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,80
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Seganlatore da esterno a corpo 1,000 34,00 34,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 3,16 3,16

(L)  trasporto franco destino (pr=37,16) % 0,040 37,16 1,49

Sommano euro 46,36

Oneri Sicurezza 2% euro 0,93

Sommano euro 47,29

Spese Generali 15% euro 7,09

Sommano euro 54,38

Utili Impresa 10% euro 5,44

T O T A L E  euro / cadauno 59,82

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di elemento da tavolo  con i tasti "AVANTI", "ATTENDERE", "OCCUPATO", piu

NP038 un tasto rosso per altri servizi

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  elemento da tavolo a corpo 1,000 37,00 37,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 3,84 3,84

(L)  trasporto franco destino (pr=40,84) % 0,040 40,84 1,63

Sommano euro 57,87

Oneri Sicurezza 2% euro 1,16

Sommano euro 59,03

Spese Generali 15% euro 8,85

Sommano euro 67,88

Utili Impresa 10% euro 6,79

T O T A L E  euro / cadauno 74,67

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di morsetteria con trasformatore incorporato 220V completa di crdone flessibile

NP039 da 2.5 mm

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  Morsettiera con trasformatore a corpo 1,000 7,00 7,00

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 4,88 4,88

(L)  trasporto franco destino (pr=11,88) % 0,040 11,88 0,48

Sommano euro 27,76

Oneri Sicurezza 2% euro 0,56

Sommano euro 28,32

Spese Generali 15% euro 4,25

Sommano euro 32,57

Utili Impresa 10% euro 3,26

T O T A L E  euro / cadauno 35,83

Nr. 27 Cavo multicoppia 10x1 mmq

NP040 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  cavo ml 1,000 0,50 0,50

(L)  trasporto franco destino (pr=0,50) % 0,040 0,50 0,02

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,11
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3,11

Sommano euro 3,11

Oneri Sicurezza 2% euro 0,06

Sommano euro 3,17

Spese Generali 15% euro 0,48

Sommano euro 3,65

Utili Impresa 10% euro 0,37

T O T A L E  euro / m 4,02

Nr. 28 Quadro di intercettazione di area per 3 gas, costituito da:

NP041 cassetta metallica di protezione ad incasso, verniciata a fuoco con porta in acciaio inox lucido e sistema di

chiusura  ... o ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle

norme EN 737 e al DL 46- 97.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 10,000 27,96 279,60

(L)  Operaio qualificato h 10,000 25,87 258,70

(L)  Operaio comune h 10,000 23,22 232,20

(L)  Quadro di intercettazione a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 122,00 122,00

(L)  trasporto franco destino (pr=2122,00) % 0,040 2´122,00 84,88

Sommano euro 2´977,38

Oneri Sicurezza 2% euro 59,55

Sommano euro 3´036,93

Spese Generali 15% euro 455,54

Sommano euro 3´492,47

Utili Impresa 10% euro 349,25

T O T A L E  euro / cadauno 3´841,72

Nr. 29 Quadro sinottico di riduzione e controllo della pressione di II stadio a 3 + 3 linee, costituito da:

NP042 a)	Per ogni linea di gas compressi:

n. 1 riduttore di pressione II stadio;

n ...  ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN 737

e al DL 46/97.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 40,000 27,96 1´118,40

(L)  Operaio qualificato h 50,000 25,87 1´293,50

(L)  Operaio comune h 50,000 23,22 1´161,00

(L)  Quadro sinottico a corpo 1,000 13´676,50 13´676,50

(L)  accessori, utensili, ecc a corpo 1,000 250,00 250,00

(L)  trasporto franco destino (pr=13926,50) % 0,040 13´926,50 557,06

Sommano euro 18´056,46

Oneri Sicurezza 2% euro 361,13

Sommano euro 18´417,59

Spese Generali 15% euro 2´762,64

Sommano euro 21´180,23

Utili Impresa 10% euro 2´118,02

T O T A L E  euro / cadauno 23´298,25

Nr. 30 Linee elettriche per collegamento quadri di controllo e allarmi di reparto, costituito da tubazioni in PVC

NP043 posati in vista e/o sottotraccia, cavi di collegamento e compreso le opere murarie e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,80
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Cavi di collegamento , opere murarie ecc a corpo 1,000 99,00 99,00

(L)  accessori, utensili, ecc a corpo 1,000 9,00 9,00

(L)  trasporto franco destino (pr=108,00) % 0,040 108,00 4,32

Sommano euro 120,03

Oneri Sicurezza 2% euro 2,40

Sommano euro 122,43

Spese Generali 15% euro 18,36

Sommano euro 140,79

Utili Impresa 10% euro 14,08

T O T A L E  euro / a corpo 154,87

Nr. 31 Presa gas medicali, per installazione in trave testaletto, con corpo presa AFNOR, con doppio otturatore,

NP044 mascherina in alluminio indicante nome, colore e simbolo chimico del gas, s ...  ogni onere ed accessorio

per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN 373 e al DL 46 - 97.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  Prese a corpo 1,000 36,50 36,50

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 11,82 11,82

(L)  trasporto franco destino (pr=48,32) % 0,040 48,32 1,93

Sommano euro 65,65

Oneri Sicurezza 2% euro 1,31

Sommano euro 66,96

Spese Generali 15% euro 10,04

Sommano euro 77,00

Utili Impresa 10% euro 7,70

T O T A L E  euro / cadauno 84,70

Nr. 32 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM – B- 280, con pareti lisce e disossidate,

NP045 opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigill ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 12 x 14 mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Rete di distribuzione a corpo 1,000 3,50 3,50

(L)  accessori, fischer ecc a corpo 1,000 1,50 1,50

(L)  trasporto franco destino (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20

Sommano euro 12,91

Oneri Sicurezza 2% euro 0,26

Sommano euro 13,17

Spese Generali 15% euro 1,98

Sommano euro 15,15

Utili Impresa 10% euro 1,52

T O T A L E  euro / m 16,67

Nr. 33 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTN- B 280, con pareti lisce e disossidate,

NP046 opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigillat ... n conformità alle

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 14 x 16 mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Rete di distribuzione a corpo 1,000 4,00 4,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,00 2,00

(L)  trasporto franco destino (pr=6,00) % 0,040 6,00 0,24

Sommano euro 13,95

Oneri Sicurezza 2% euro 0,28

Sommano euro 14,23

Spese Generali 15% euro 2,13

Sommano euro 16,36

Utili Impresa 10% euro 1,64

T O T A L E  euro / m 18,00

Nr. 34 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM- B- 280, con pareti lisce e disossidate,

NP047 opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigilla ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 16 x 18 mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Rete di distribuzione a corpo 1,000 5,00 5,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,00 2,00

(L)  trasporto franco destino (pr=7,00) % 0,040 7,00 0,28

Sommano euro 14,99

Oneri Sicurezza 2% euro 0,30

Sommano euro 15,29

Spese Generali 15% euro 2,29

Sommano euro 17,58

Utili Impresa 10% euro 1,76

T O T A L E  euro / m 19,34

Nr. 35 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM- B- 280, con pareti lisce e disossidate,

NP048 opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigilla ...  in conformità alle

norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 26 x 28 mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Rete di distribuzione a corpo 1,000 12,00 12,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,00 2,00

(L)  trasporto franco destino (pr=14,00) % 0,040 14,00 0,56

Sommano euro 22,27

Oneri Sicurezza 2% euro 0,45

Sommano euro 22,72

Spese Generali 15% euro 3,41

Sommano euro 26,13

Utili Impresa 10% euro 2,61

T O T A L E  euro / m 28,74

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 36 Oneri di allacciamento delle montanti gas medicali esistenti alle reti.

NP049 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,300 27,96 8,39

(L)  Operaio qualificato h 0,300 25,87 7,76

(L)  Operaio comune h 0,300 23,22 6,97

(L)  allacci a corpo 1,000 393,00 393,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 40,00 40,00

(L)  trasporto franco destino (pr=433,00) % 0,040 433,00 17,32

Sommano euro 473,44

Oneri Sicurezza 2% euro 9,47

Sommano euro 482,91

Spese Generali 15% euro 72,44

Sommano euro 555,35

Utili Impresa 10% euro 55,54

T O T A L E  euro / a corpo 610,89

Nr. 37 Quadro di controllo e comando a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente comprendente:

NP050 scatola ad incasso; coperchio con comandi e segnalazioni; interruttore di rete 220 V; spia verde

d’accensione; spia rossa di segnalazione di flusso; disgiuntore termico 1,8 A

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 3,000 27,96 83,88

(L)  Operaio qualificato h 3,000 25,87 77,61

(L)  Operaio comune h 3,000 23,22 69,66

(L)  Quadro a corpo 1,000 100,00 100,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 42,24 42,24

(L)  trasporto franco destino (pr=142,24) % 0,040 142,24 5,69

Sommano euro 379,08

Oneri Sicurezza 2% euro 7,58

Sommano euro 386,66

Spese Generali 15% euro 58,00

Sommano euro 444,66

Utili Impresa 10% euro 44,47

T O T A L E  euro / cadauno 489,13

Nr. 38 Aspiratore monofase con portata di aspirazione di 4000 lt/min., avente le seguenti caratteristiche: elevata

NP051 silenziosità; spia rossa sul quadro di controllo o sul pannello ripetito ... d’aspirazione; cassonetto in lamiera

zincata e verniciata a fuoco comprendente la camera di aspirazione e di espulsione.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 3,000 27,96 83,88

(L)  Operaio qualificato h 3,000 25,87 77,61

(L)  Operaio comune h 3,000 23,22 69,66

(L)  aspiratore a corpo 1,000 741,00 741,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 180,00 180,00

(L)  trasporto franco destino (pr=921,00) % 0,040 921,00 36,84

Sommano euro 1´188,99

Oneri Sicurezza 2% euro 23,78

Sommano euro 1´212,77

Spese Generali 15% euro 181,92

Sommano euro 1´394,69

Utili Impresa 10% euro 139,47

T O T A L E  euro / cadauno 1´534,16

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 39 Scatola di rinvio per aspiratore a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente montata sul

NP052 cassonetto e contenente il presso stato per il controllo della portata di aspirazione e la corsetteria con il

cavo di collegamento.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,800 27,96 22,37

(L)  Operaio qualificato h 0,800 25,87 20,70

(L)  Operaio comune h 0,800 23,22 18,58

(L)  scatola di rinvio a corpo 1,000 50,00 50,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 9,00 9,00

(L)  trasporto franco destino (pr=59,00) % 0,040 59,00 2,36

Sommano euro 123,01

Oneri Sicurezza 2% euro 2,46

Sommano euro 125,47

Spese Generali 15% euro 18,82

Sommano euro 144,29

Utili Impresa 10% euro 14,43

T O T A L E  euro / cadauno 158,72

Nr. 40 Scatola di connessione elettrica a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente comprendente

NP053 scatola da incasso o esterna e corsetteria.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,600 27,96 16,78

(L)  Operaio qualificato h 0,600 25,87 15,52

(L)  Operaio comune h 0,600 23,22 13,93

(L)  Scatola di connessione a corpo 1,000 59,00 59,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 10,00 10,00

(L)  trasporto franco destino (pr=69,00) % 0,040 69,00 2,76

Sommano euro 117,99

Oneri Sicurezza 2% euro 2,36

Sommano euro 120,35

Spese Generali 15% euro 18,05

Sommano euro 138,40

Utili Impresa 10% euro 13,84

T O T A L E  euro / cadauno 152,24

Nr. 41 Pannello indicatore ripetitore di segnali del quadro di controllo, in materiale termoplastico autoestinguente

NP054 avente le seguenti caratteristiche: scatola da incasso o esterna; coperchio con segnalazioni; spia verde

d’accensione; spia rossa di segnalazione di flusso.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 2,000 27,96 55,92

(L)  Operaio qualificato h 2,000 25,87 51,74

(L)  Operaio comune h 2,000 23,22 46,44

(L)  Pannello a corpo 1,000 40,00 40,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 11,00 11,00

(L)  trasporto franco destino (pr=51,00) % 0,040 51,00 2,04

Sommano euro 207,14

Oneri Sicurezza 2% euro 4,14

Sommano euro 211,28

Spese Generali 15% euro 31,69

Sommano euro 242,97

Utili Impresa 10% euro 24,30

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / cadauno 267,27

Nr. 42 Presa di aspirazione a parete in alluminio anodizzato completa di valvola con possibilità di montaggio

NP055 esterno o ad incasso avente le seguenti caratteristiche: scatola da fissare a ... d’espulsione diametro 50

mm; valvola d’aspirazione con innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione diametro 22 mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 3,000 27,96 83,88

(L)  Operaio qualificato h 3,000 25,87 77,61

(L)  Operaio comune h 3,000 23,22 69,66

(L)  Presa di aspirazione a corpo 1,000 590,00 590,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 80,00 80,00

(L)  trasporto franco destino (pr=670,00) % 0,040 670,00 26,80

Sommano euro 927,95

Oneri Sicurezza 2% euro 18,56

Sommano euro 946,51

Spese Generali 15% euro 141,98

Sommano euro 1´088,49

Utili Impresa 10% euro 108,85

T O T A L E  euro / cadauno 1´197,34

Nr. 43 Scatola di raccolta gas anestetici aventi le seguenti caratteristiche: scatola a tre vie in alluminio

NP056 anodizzato; n. 2 valvole di sicurezza contro la pressione negativa; n. 1 valvo ... tro 22 mm L=5 mt per

collegamento all’impianto di evacuazione gas; pallone di riserva; morsetto per attacco alla sbarra;

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 5,000 27,96 139,80

(L)  Operaio qualificato h 5,000 25,87 129,35

(L)  Operaio comune h 5,000 23,22 116,10

(L)  Scatola di raccolta a corpo 1,000 400,00 400,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 39,00 39,00

(L)  trasporto franco destino (pr=439,00) % 0,040 439,00 17,56

Sommano euro 841,81

Oneri Sicurezza 2% euro 16,84

Sommano euro 858,65

Spese Generali 15% euro 128,80

Sommano euro 987,45

Utili Impresa 10% euro 98,75

T O T A L E  euro / cadauno 1´086,20

Nr. 44 Tubazione in polipropilene per la raccolta e l’espulsione dei gas anestetici inquinanti compreso i pezzi

NP057 speciali e i cavallotti per il fissaggio dei tubi a parete o a soffitto.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 10,000 27,96 279,60

(L)  Operaio qualificato h 10,000 25,87 258,70

(L)  Operaio comune h 10,000 23,22 232,20

(L)  tubazione in polipropilene a corpo 1,000 1´600,00 1´600,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 157,00 157,00

(L)  trasporto franco destino (pr=1757,00) % 0,040 1´757,00 70,28

Sommano euro 2´597,78

Oneri Sicurezza 2% euro 51,96

Sommano euro 2´649,74

Spese Generali 15% euro 397,46

Sommano euro 3´047,20

Utili Impresa 10% euro 304,72

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´351,92
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3´351,92

T O T A L E  euro / a corpo 3´351,92

Nr. 45 Valvola di aspirazione per pensili per evacuazione gas anestetici provenienti dall’apparecchio di anestesia

NP058 con innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione diametro 22mm.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 5,000 27,96 139,80

(L)  Operaio qualificato h 6,000 25,87 155,22

(L)  Operaio comune h 6,000 23,22 139,32

(L)  Valvola di aspirazione a corpo 1,000 20,00 20,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 10,00 10,00

(L)  trasporto franco destino (pr=30,00) % 0,040 30,00 1,20

Sommano euro 465,54

Oneri Sicurezza 2% euro 9,31

Sommano euro 474,85

Spese Generali 15% euro 71,23

Sommano euro 546,08

Utili Impresa 10% euro 54,61

T O T A L E  euro / cadauno 600,69

Nr. 46 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

NP059 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e di tutto quanto occorre per fornire il

lavoro compiuto a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,100 27,96 2,80

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  sguscio in gomma a corpo 1,000 2,30 2,30

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 1,00 1,00

(L)  trasporto franco destino (pr=3,30) % 0,040 3,30 0,13

Sommano euro 11,14

Oneri Sicurezza 2% euro 0,22

Sommano euro 11,36

Spese Generali 15% euro 1,70

Sommano euro 13,06

Utili Impresa 10% euro 1,31

T O T A L E  euro / m 14,37

Nr. 47 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

NP060 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma sintetica al 100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,500 27,96 13,98

(L)  Operaio qualificato h 0,500 25,87 12,94

(L)  Operaio comune h 0,500 23,22 11,61

(L)  pavimentazione in gomma a corpo 1,000 12,00 12,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 3,40 3,40

(L)  trasporto franco destino (pr=15,40) % 0,040 15,40 0,62

Sommano euro 54,55

Oneri Sicurezza 2% euro 1,09

Sommano euro 55,64

Spese Generali 15% euro 8,35

Sommano euro 63,99

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 63,99

Utili Impresa 10% euro 6,40

T O T A L E  euro / m2 70,39

Nr. 48 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto,

NP060 plastificanti e nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e non rig ... lie quadre di cm 60 dilato

in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,500 27,96 13,98

(L)  Operaio qualificato h 0,500 25,87 12,94

(L)  Operaio comune h 0,500 23,22 11,61

(L)  pavimentazione in gomma a corpo 1,000 12,00 12,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 3,40 3,40

(L)  trasporto franco destino (pr=15,40) % 0,040 15,40 0,62

Sommano euro 54,55

Oneri Sicurezza 2% euro 1,09

Sommano euro 55,64

Spese Generali 15% euro 8,35

Sommano euro 63,99

Utili Impresa 10% euro 6,40

T O T A L E  euro / m2 70,39

Nr. 49 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette,

NP061 quadri, int. di comando e quant'altro per una totale rimozione. Compreso il ... n luogo di carico e

successivo trasporto a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 52,000 25,87 1´345,24

(L)  Operaio comune h 52,000 23,22 1´207,44

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 20,00 20,00

(L)  trasporto franco destino (pr=20,00) % 0,040 20,00 0,80

Sommano euro 2´573,48

Oneri Sicurezza 2% euro 51,47

Sommano euro 2´624,95

Spese Generali 15% euro 393,74

Sommano euro 3´018,69

Utili Impresa 10% euro 301,87

T O T A L E  euro / a corpo 3´320,56

Nr. 50 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una

NP062 totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non

riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 52,000 25,87 1´345,24

(L)  Operaio comune h 52,000 23,22 1´207,44

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 25,00 25,00

(L)  trasporto franco destino (pr=25,00) % 0,040 25,00 1,00

Sommano euro 2´578,68

Oneri Sicurezza 2% euro 51,57

Sommano euro 2´630,25

Spese Generali 15% euro 394,54

Sommano euro 3´024,79

Utili Impresa 10% euro 302,48

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / a corpo 3´327,27

Nr. 51 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in laminato plastico

NP063 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1,200 27,96 33,55

(L)  Operaio qualificato h 1,200 25,87 31,04

(L)  Operaio comune h 1,200 23,22 27,86

(L)  alluminio a corpo 1,000 32,00 32,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 8,00 8,00

(L)  trasporto franco destino (pr=40,00) % 0,040 40,00 1,60

Sommano euro 134,05

Oneri Sicurezza 2% euro 2,68

Sommano euro 136,73

Spese Generali 15% euro 20,51

Sommano euro 157,24

Utili Impresa 10% euro 15,72

T O T A L E  euro / m2 172,96

Nr. 52 Porta scorrevole in PVC rivestita in materiale plastico

NP064 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 2,000 27,96 55,92

(L)  Operaio qualificato h 2,000 25,87 51,74

(L)  Operaio comune h 2,000 23,22 46,44

(L)  PVC a corpo 1,000 24,00 24,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 21,00 21,00

(L)  Materiale plastico m2 1,000 28,00 28,00

(L)  trasporto franco destino (pr=73,00) % 0,040 73,00 2,92

Sommano euro 230,02

Oneri Sicurezza 2% euro 4,60

Sommano euro 234,62

Spese Generali 15% euro 35,19

Sommano euro 269,81

Utili Impresa 10% euro 26,98

T O T A L E  euro / m2 296,79

Nr. 53 Idrante UNI 145

NP065 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,250 25,87 6,47

(L)  Operaio comune h 0,250 23,22 5,81

(L)  idrante a corpo 1,000 14,00 14,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 3,26 3,26

(L)  trasporto franco destino (pr=17,26) % 0,040 17,26 0,69

Sommano euro 30,23

Oneri Sicurezza 2% euro 0,60

Sommano euro 30,83

Spese Generali 15% euro 4,62

Sommano euro 35,45

Utili Impresa 10% euro 3,55

T O T A L E  euro / cadauno 39,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 54 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  piletta a corpo 1,000 12,00 12,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,00 2,00

(L)  trasporto franco destino (pr=14,00) % 0,040 14,00 0,56

Sommano euro 19,47

Oneri Sicurezza 2% euro 0,39

Sommano euro 19,86

Spese Generali 15% euro 2,98

Sommano euro 22,84

Utili Impresa 10% euro 2,28

T O T A L E  euro / cadauno 25,12

Nr. 55 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

NP067 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,300 25,87 7,76

(L)  Operaio comune h 0,300 23,22 6,97

(L)  manichetta a corpo 1,000 17,00 17,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,72 2,72

(L)  trasporto franco destino (pr=19,72) % 0,040 19,72 0,79

Sommano euro 35,24

Oneri Sicurezza 2% euro 0,70

Sommano euro 35,94

Spese Generali 15% euro 5,39

Sommano euro 41,33

Utili Impresa 10% euro 4,13

T O T A L E  euro / cadauno 45,46

Nr. 56 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti con velo di protezione, ugello diam 16 mm

NP068 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  lancia a corpo 1,000 26,00 26,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,28 2,28

(L)  trasporto franco destino (pr=28,28) % 0,040 28,28 1,13

Sommano euro 39,22

Oneri Sicurezza 2% euro 0,78

Sommano euro 40,00

Spese Generali 15% euro 6,00

Sommano euro 46,00

Utili Impresa 10% euro 4,60

T O T A L E  euro / cadauno 50,60

Nr. 57 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e

NP069 legatura in filo d'acciaio.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  coibentazione a corpo 1,000 4,90 4,90

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 1,00 1,00

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,81
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 10,81

(L)  trasporto franco destino (pr=5,90) % 0,040 5,90 0,24

Sommano euro 11,05

Oneri Sicurezza 2% euro 0,22

Sommano euro 11,27

Spese Generali 15% euro 1,69

Sommano euro 12,96

Utili Impresa 10% euro 1,30

T O T A L E  euro / mq 14,26

Nr. 58 Vetrate termoacustiche isolanti composte composte da due cristalli inclori con intercapedine 6-12 mm,

NP070 poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi tagli e

sigillanti siliconici a norma UNI ISO 10493-1: sp. 4 mm

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,500 25,87 12,94

(L)  Operaio comune h 0,500 23,22 11,61

(L)  vetrate a corpo 1,000 14,50 14,50

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 5,55 5,55

(L)  trasporto franco destino (pr=20,05) % 0,040 20,05 0,80

Sommano euro 45,40

Oneri Sicurezza 2% euro 0,91

Sommano euro 46,31

Spese Generali 15% euro 6,95

Sommano euro 53,26

Utili Impresa 10% euro 5,33

T O T A L E  euro / mq 58,59

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di trave testaletto in alluminio ossidato e spazzolato con servizi installati:

NP071 luce indiretta 1x58W CNR

luce visita lettura 1+1x18W CNR

luce notturna 1 ... uce lettura 1x18W e chiamata assistenza

canalizzazione per tubazioni gas medicali

cassetta predisposta per n. 3 prese

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1,000 27,96 27,96

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  trave testaletto a corpo 1,000 870,00 870,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 30,00 30,00

(L)  trasporto franco destino (pr=900,00) % 0,040 900,00 36,00

Sommano euro 1´013,05

Oneri Sicurezza 2% euro 20,26

Sommano euro 1´033,31

Spese Generali 15% euro 155,00

Sommano euro 1´188,31

Utili Impresa 10% euro 118,83

T O T A L E  euro / cadauno 1´307,14

Nr. 60 Centrale i trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura portante in profilati in

NP073 alluminio, collegati fra loro con appositi anglari; pannellatura doppia ... tro onere per dare il lavro compiuto

a perfeta regola d'arte. Central di trattameto aria per portata 25000-27000 mc/h.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 40,000 27,96 1´118,40

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´118,40
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´118,40

(L)  Operaio qualificato h 40,000 25,87 1´034,80

(L)  Operaio comune h 80,000 23,22 1´857,60

(L)  UTA a corpo 1,000 35´000,00 35´000,00

(L)  Ferro box per pilastrini kg 40,000 0,50 20,00

(L)  Calcestruzzo Rck 250 m3 0,420 55,00 23,10

(L)  Travi IPE 240 kg 276,300 1,30 359,19

(L)  Travi IPE 200 kg 232,000 1,30 301,60

(L)  Legname abete per casseforme pilastri di appoggio mc 0,100 270,00 27,00

(L)  trasporto franco destino (pr=35730,89) % 0,040 35´730,89 1´429,24

(L)  Tiro in alto del materiale con autogru h 2,000 73,00 146,00

Sommano euro 41´316,93

Oneri Sicurezza 2% euro 826,34

Sommano euro 42´143,27

Spese Generali 15% euro 6´321,49

Sommano euro 48´464,76

Utili Impresa 10% euro 4´846,48

T O T A L E  euro / cadauno 53´311,24

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di umidificatore di tipo elettrico a elettrodi immersi, alimentazione 400V; 3F;

NP076 50Hz, trifase, avente le seguenti caratteristiche:

- regolatore... per in ...  diagnostica completa con memoria completo di display LCD.

per produzione di vapore 45 kg/h

Umidificatore per CTA 2

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 7,000 27,96 195,72

(L)  Operaio qualificato h 7,000 25,87 181,09

(L)  Operaio comune h 7,000 23,22 162,54

(L)  umidificatore a corpo 1,000 4´000,00 4´000,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 50,00 50,00

(L)  trasporto franco destino (pr=4050,00) % 0,040 4´050,00 162,00

Sommano euro 4´751,35

Oneri Sicurezza 2% euro 95,03

Sommano euro 4´846,38

Spese Generali 15% euro 726,96

Sommano euro 5´573,34

Utili Impresa 10% euro 557,33

T O T A L E  euro / cadauno 6´130,67

Nr. 62 termometro a quadrante ad immersione ad attacco laterale f.s. 0-150°c

NP077 E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,500 25,87 12,94

(L)  Operaio comune h 0,500 23,22 11,61

(L)  termometro a corpo 1,000 14,50 14,50

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 4,33 4,33

(L)  trasporto franco destino (pr=18,83) % 0,040 18,83 0,75

Sommano euro 44,13

Oneri Sicurezza 2% euro 0,88

Sommano euro 45,01

Spese Generali 15% euro 6,75

Sommano euro 51,76

Utili Impresa 10% euro 5,18

T O T A L E  euro / cadauno 56,94

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 63 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC, compreso linee elettriche di alimentazione,

NP079 collegamenti equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a

perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 5,000 27,96 139,80

(L)  Operaio qualificato h 5,000 25,87 129,35

(L)  Operaio comune h 5,000 23,22 116,10

(L)  Multiregolatore di temperatura elettronico a corpo 1,000 1´670,00 1´670,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 95,00 95,00

(L)  trasporto franco destino (pr=1765,00) % 0,040 1´765,00 70,60

Sommano euro 2´220,85

Oneri Sicurezza 2% euro 44,42

Sommano euro 2´265,27

Spese Generali 15% euro 339,79

Sommano euro 2´605,06

Utili Impresa 10% euro 260,51

T O T A L E  euro / cadauno 2´865,57

Nr. 64 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale

NP080 racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di alluminio-poli ... emperatura di esercizio -10°C / +130°C.

Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  Tubazione flessibile in fibra di alluminio poliestere-alluminio a corpo 1,000 10,50 10,50

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 2,34 2,34

(L)  trasporto franco destino (pr=12,84) % 0,040 12,84 0,51

Sommano euro 18,26

Oneri Sicurezza 2% euro 0,37

Sommano euro 18,63

Spese Generali 15% euro 2,79

Sommano euro 21,42

Utili Impresa 10% euro 2,14

T O T A L E  euro / m 23,56

Nr. 65 opere di smontraggio di apparecchiature di impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione quali corpri

NP081 scaldanti , ventilatori, canalizzazioni e isolamento, tubazioni in vi ... inidoneo, compreso gli oneri di

discarica controllata per il materiale di rifiuto speciale e gli oneri di smaltimento.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1´200,000 27,96 33´552,00

(L)  Operaio qualificato h 1´200,000 25,87 31´044,00

(L)  Operaio comune h 1´200,000 23,22 27´864,00

(L)  Trabattelli ponteggi opere provvisionali a corpo 1,000 14´000,00 14´000,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 14´000,00 14´000,00

(L)  imballaggi rifiuti speciali a corpo 1,000 16´000,00 16´000,00

(L)  trasporto a rifiuto (pr=44000,00) % 0,200 44´000,00 8´800,00

(L)  Gru % 0,200 2´500,00 500,00

(L)  Tiro in basso % 0,200 6´000,00 1´200,00

Sommano euro 146´960,00

Oneri Sicurezza 2% euro 2´939,20

Sommano euro 149´899,20

Spese Generali 15% euro 22´484,88

Sommano euro 172´384,08

Utili Impresa 10% euro 17´238,41

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´622,49



pag. 24

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 189´622,49

T O T A L E  euro / a corpo 189´622,49

Nr. 66

NP082 Operazioni di smontaggio delle apparecchiature, tubazioni e canalizzazioni esistenti in terrazza al primo

piano dove realizzare il Blocco Operatorio, compreso il trasporto con og ... i e tubazioni per il ripristino

delle alimentazioni delle utenze originarie per garantire la funzionalità complessiva.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1´100,000 27,96 30´756,00

(L)  Operaio qualificato h 1´100,000 25,87 28´457,00

(L)  Operaio comune h 1´100,000 23,22 25´542,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 100,00 100,00

(L)  Trasporto franco destino (pr=100,00) % 0,040 100,00 4,00

(L)  Gru a corpo 2,000 400,00 800,00

(L)  Percussori a corpo 2,000 250,00 500,00

(L)  Fresa a corpo 2,000 250,00 500,00

Sommano euro 86´659,00

Oneri Sicurezza 2% euro 1´733,18

Sommano euro 88´392,18

Spese Generali 15% euro 13´258,83

Sommano euro 101´651,01

Utili Impresa 10% euro 10´165,10

T O T A L E  euro / a corpo 111´816,11

Nr. 67 Centrale di trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura portante in profilati in

NP083 alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pennellatura dopp ... onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d’arte. Centrale di trattamento aria per portata 28000 – 32000 mc/h.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 40,000 27,96 1´118,40

(L)  Operaio qualificato h 40,000 25,87 1´034,80

(L)  Operaio comune h 40,000 23,22 928,80

(L)  Centrale a corpo 1,000 46´775,00 46´775,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 829,20 829,20

(L)  trasporto franco destino (pr=47604,20) % 0,040 47´604,20 1´904,17

Sommano euro 52´590,37

Oneri Sicurezza 2% euro 1´051,81

Sommano euro 53´642,18

Spese Generali 15% euro 8´046,33

Sommano euro 61´688,51

Utili Impresa 10% euro 6´168,85

T O T A L E  euro / a corpo 67´857,36

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di diffusore per sala operatoria a flusso laminare, con struttura e telaio in acciaio

NP084 inox AISI 304, completo di filtro assoluto, classe D, in opera portata mc/h 1800

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 30,000 27,96 838,80

(L)  Operaio qualificato h 30,000 25,87 776,10

(L)  Operaio comune h 30,000 23,22 696,60

(L)  Diffusore a corpo 1,000 1´595,00 1´595,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 130,00 130,00

(L)  trasporto franco destino (pr=1725,00) % 0,040 1´725,00 69,00

Sommano euro 4´105,50

Oneri Sicurezza 2% euro 82,11

Sommano euro 4´187,61

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´187,61
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 4´187,61

Spese Generali 15% euro 628,14

Sommano euro 4´815,75

Utili Impresa 10% euro 481,58

T O T A L E  euro / cadauno 5´297,33

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di canale in acciaio per estrazione dell’aria da sale operatorie, costituito da

NP085 pannelli in acciaio inox AISI 304, completamente smontabile per una facile ... e le griglie di ripresa in lato e

in basso, in acciaio ad alette fisse, di dimensioni 300 x 400, posizione angolare.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 20,000 27,96 559,20

(L)  Operaio qualificato h 20,000 25,87 517,40

(L)  Operaio comune h 20,000 23,22 464,40

(L)  Acciaio m2 15,000 20,00 300,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 100,00 100,00

(L)  trasporto franco destino (pr=400,00) % 0,040 400,00 16,00

Sommano euro 1´957,00

Oneri Sicurezza 2% euro 39,14

Sommano euro 1´996,14

Spese Generali 15% euro 299,42

Sommano euro 2´295,56

Utili Impresa 10% euro 229,56

T O T A L E  euro / cadauno 2´525,12

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo digitale, per egolazione temperatura ambiente,

NP086 compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per la messa in funzione

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,400 25,87 10,35

(L)  Operaio comune h 0,400 23,22 9,29

(L)  Termostato a corpo 1,000 36,00 36,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 5,59 5,59

(L)  trasporto franco destino (pr=41,59) % 0,040 41,59 1,66

Sommano euro 62,89

Oneri Sicurezza 2% euro 1,26

Sommano euro 64,15

Spese Generali 15% euro 9,62

Sommano euro 73,77

Utili Impresa 10% euro 7,38

T O T A L E  euro / cadauno 81,15

Nr. 71 Opere murarie connesse alla realizzazione dell'impianto, compreso apertura e chiusura di tracce e fori,

NP087 supporti e sostegni per le tubazioni, compartimentazioni e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 35,000 27,96 978,60

(L)  Operaio qualificato h 35,000 25,87 905,45

(L)  Operaio comune h 35,000 23,22 812,70

(L)  Supporti a corpo 1,000 50,00 50,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 30,00 30,00

(L)  trasporto franco destino (pr=80,00) % 0,040 80,00 3,20

Sommano euro 2´779,95

Oneri Sicurezza 2% euro 55,60

Sommano euro 2´835,55

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´835,55
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2´835,55

Spese Generali 15% euro 425,33

Sommano euro 3´260,88

Utili Impresa 10% euro 326,09

T O T A L E  euro / a corpo 3´586,97

Nr. 72 fornitura e posa in opera di stativo pensile per sala operatoria , con sostegno a soffitto predisposto per 2

NP088 bracci indipendenti per anestesia e chirurgia comprensivo di prese elettriche prese gas medicali e quanto

descritto in progetto.

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 40,000 27,96 1´118,40

(L)  Operaio qualificato h 40,000 25,87 1´034,80

(L)  Operaio comune h 80,000 23,22 1´857,60

(L)  Stativo pensile a corpo 1,000 21´200,00 21´200,00

(L)  Prese a corpo 1,000 205,00 205,00

(L)  accessori a corpo 1,000 100,00 100,00

(L)  trasporto franco destino (pr=21505,00) % 0,040 21´505,00 860,20

Sommano euro 26´376,00

Oneri Sicurezza 2% euro 527,52

Sommano euro 26´903,52

Spese Generali 15% euro 4´035,53

Sommano euro 30´939,05

Utili Impresa 10% euro 3´093,91

T O T A L E  euro / cadauno 34´032,96

Nr. 73 Realizzazione di ringrosso di elementi strutturali con CFRP mediante la stesura di primer epossidico

NP089 specifico tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di carbonio , ed adesivo epossidico il tutto realizzato a

regola d'arte completo in ogni sua parte compreso ogni onere accessorio

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 4,000 27,96 111,84

(L)  Operaio qualificato h 4,000 25,87 103,48

(L)  Operaio comune h 4,000 23,22 92,88

(L)  Tessuto quadriassiale bilanciato in fibre di carbonio a corpo 1,000 86,00 86,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 40,00 40,00

(L)  trasporto franco destino (pr=126,00) % 0,040 126,00 5,04

Sommano euro 439,24

Oneri Sicurezza 2% euro 8,78

Sommano euro 448,02

Spese Generali 15% euro 67,20

Sommano euro 515,22

Utili Impresa 10% euro 51,52

T O T A L E  euro / m2 566,74

Nr. 74 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di resina

NP090 epossidrica valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50-60 cm . Sovrapprezzo per

connessione delle barre di acciaio alle strutture in cemento armato

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,400 25,87 10,35

(L)  Operaio comune h 0,400 23,22 9,29

(L)  Resina a corpo 1,000 6,00 6,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 1,45 1,45

(L)  trasporto franco destino (pr=7,45) % 0,040 7,45 0,30

Sommano euro 27,39

Oneri Sicurezza 2% euro 0,55

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,94
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 27,94

Sommano euro 27,94

Spese Generali 15% euro 4,19

Sommano euro 32,13

Utili Impresa 10% euro 3,21

T O T A L E  euro / cadauno 35,34

Nr. 75 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m con blocchi di

NP091 alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci long ... che di completamento inferiorie

ssuperiori per i momenti positivi e negativi per un altezza totale del solaio di 12 cm

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  Lastra prefabbricata a corpo 1,000 60,00 60,00

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 8,32 8,32

(L)  trasporto franco destino (pr=68,32) % 0,040 68,32 2,73

(L)  Gru (pr=68,32) % 0,040 68,32 2,73

Sommano euro 89,18

Oneri Sicurezza 2% euro 1,78

Sommano euro 90,96

Spese Generali 15% euro 13,64

Sommano euro 104,60

Utili Impresa 10% euro 10,46

T O T A L E  euro / m2 115,06

Nr. 76 Demolizione di strato impermeabilizzante compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

NP092 provvisorio

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 0,50 0,50

(L)  trasporto franco destino (pr=0,50) % 0,040 0,50 0,02

Sommano euro 5,43

Oneri Sicurezza 2% euro 0,11

Sommano euro 5,54

Spese Generali 15% euro 0,83

Sommano euro 6,37

Utili Impresa 10% euro 0,64

T O T A L E  euro / m2 7,01

Nr. 77 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto: contenitore a Rack per inserimento mouli di dimensione

NP094 535x572x380mm circa

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 2,000 25,87 51,74

(L)  Operaio comune h 2,000 23,22 46,44

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 22,50 22,50

(L)  trasporto franco destino (pr=22,50) % 0,040 22,50 0,90

Sommano euro 121,58

Oneri Sicurezza 2% euro 2,43

Sommano euro 124,01

Spese Generali 15% euro 18,60

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142,61
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 142,61

Sommano euro 142,61

Utili Impresa 10% euro 14,26

T O T A L E  euro / cadauno 156,87

Nr. 78 Perforazione di muratura, del diametro fino a mm 150 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione

NP096 con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari

lunghezza fino a mt 5 - riferimento ragguagliato voce R.05.10.110.a Tariffa Campania 2008

E L E M E N T I:

(L)  Operaio qualificato h 0,100 25,87 2,59

(L)  Operaio comune h 0,100 23,22 2,32

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 1,95 1,95

(L)  trasporto franco destino (pr=1,95) % 0,040 1,95 0,08

Sommano euro 6,94

Oneri Sicurezza 2% euro 0,14

Sommano euro 7,08

Spese Generali 15% euro 1,06

Sommano euro 8,14

Utili Impresa 10% euro 0,81

T O T A L E  euro / m*cm 8,95

Nr. 79 Malta espansiva tipo Emaco per riempimento perforazioni armate eseguite in muratura.

NP097 E L E M E N T I:

(L)  Operaio comune h 0,070 23,22 1,63

(L)  Malta a corpo 1,000 0,15 0,15

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 0,01 0,01

(L)  trasporto franco destino (pr=0,16) % 0,040 0,16 0,01

Sommano euro 1,80

Oneri Sicurezza 2% euro 0,04

Sommano euro 1,84

Spese Generali 15% euro 0,28

Sommano euro 2,12

Utili Impresa 10% euro 0,21

T O T A L E  euro / kg 2,33

Nr. 80 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich)

NP098 eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per diametro fino a mm 36 eseguita in ra ... per mq di

pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n. 8 fori per mq (altezza netta fascia da chiodare

3m)

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 1,000 27,96 27,96

(L)  Operaio qualificato h 1,000 25,87 25,87

(L)  Operaio comune h 1,000 23,22 23,22

(L)  accessori, utensili ecc a corpo 1,000 41,00 41,00

(L)  trasporto franco destino (pr=41,00) % 0,040 41,00 1,64

Sommano euro 119,69

Oneri Sicurezza 2% euro 2,39

Sommano euro 122,08

Spese Generali 15% euro 18,31

Sommano euro 140,39

Utili Impresa 10% euro 14,04

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / m2 154,43

Nr. 81 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica con strutture di natura diversa mediante il taglio

NP099 degli elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di collegamento e la crea ... fiuto connesse, per m2 di

superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in pianta per altezza del piano di contatto)

E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 0,200 27,96 5,59

(L)  Operaio qualificato h 0,200 25,87 5,17

(L)  Operaio comune h 0,200 23,22 4,64

(L)  Elemento coprigiunto in alluminio m2 1,000 10,90 10,90

(L)  Ferramenta ,staffe , meccioni e saliscendi kg 4,000 3,05 12,20

(L)  trasporto franco destino (pr=23,10) % 0,040 23,10 0,92

Sommano euro 39,42

Oneri Sicurezza 2% euro 0,79

Sommano euro 40,21

Spese Generali 15% euro 6,03

Sommano euro 46,24

Utili Impresa 10% euro 4,62

T O T A L E  euro / m2 50,86

Nr. 82 Realizzazione di montacarichi 100 kg

NP100 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 30,000 27,96 838,80

(L)  Operaio qualificato h 30,000 25,87 776,10

(L)  Operaio comune h 30,000 23,22 696,60

(L)  Cemento 425 q.le 60,000 10,87 652,20

(L)  Sabbia m3 5,000 11,79 58,95

(L)  Inerti m3 6,000 14,02 84,12

(L)  Legname abete sottomisure m3 3,000 270,00 810,00

(L)  Resina per inghisaggio cadauno 150,000 13,50 2´025,00

(L)  Ferro kg 1´650,000 1,00 1´650,00

(L)  Opere civili realizzazione vano ascensore rei e sala macchine a corpo 1,000 10´000,00 10´000,00

(L)  Ascensore cadauno 1,000 32´100,00 32´100,00

(L)  Accessori a corpo 1,000 2´050,00 2´050,00

(L)  trasporto franco destino (pr=49430,27) % 0,030 49´430,27 1´482,91

(L)  Smaltimento vecchio ascensore e materiali di risulta a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00

(L)  Martello demolitore h 48,000 39,92 1´916,16

(L)  Betoniera h 48,000 22,58 1´083,84

(L)  Martello perforatore per inghisaggio h 48,000 44,90 2´155,20

(L)  Elevatore meccanico h 200,000 22,62 4´524,00

(L)  Motosaldatrice h 16,000 40,72 651,52

Sommano euro 65´555,40

Oneri Sicurezza 2% euro 1´311,11

Sommano euro 66´866,51

Spese Generali 15% euro 10´029,98

Sommano euro 76´896,49

Utili Impresa 10% euro 7´689,65

T O T A L E  euro / a corpo 84´586,14

Nr. 83 Realizzazione di montacarichi 100 kg

NP101 E L E M E N T I:

(L)  Operaio specializzato h 10,000 27,96 279,60

(L)  Operaio qualificato h 10,000 25,87 258,70

(L)  Operaio comune h 10,000 23,22 232,20

(L)  Cemento 425 q.le 35,000 10,87 380,45

(L)  Sabbia m3 3,000 11,79 35,37

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´186,32
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´186,32

(L)  Inerti m3 3,000 14,02 42,06

(L)  Legname abete sottomisure m3 3,000 270,00 810,00

(L)  Resina per inghisaggio cadauno 60,000 13,50 810,00

(L)  Ferro kg 900,000 1,00 900,00

(L)  montacarichi cadauno 1,000 4´585,00 4´585,00

(L)  Accessori a corpo 1,000 600,00 600,00

(L)  trasporto franco destino (pr=8162,88) % 0,030 8´162,88 244,89

(L)  Martello demolitore h 10,000 39,92 399,20

(L)  Betoniera h 10,000 22,58 225,80

(L)  Martello perforatore per inghisaggio h 10,000 44,90 449,00

(L)  Elevatore meccanico h 10,000 22,62 226,20

(L)  Motosaldatrice h 8,000 40,72 325,76

Sommano euro 10´804,23

Oneri Sicurezza 2% euro 216,08

Sommano euro 11´020,31

Spese Generali 15% euro 1´653,05

Sommano euro 12´673,36

Utili Impresa 10% euro 1´267,34

T O T A L E  euro / a corpo 13´940,70

     Data, 03/10/2012

Il Tecnico
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica

C.01.010.010 stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B,

.c fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con

l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per

giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su

solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati

Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0

euro (cinque/44) m 5,44

Nr. 2 idem c.s. ...da mm 16x1,0

C.01.010.010 euro (cinque/88) m 5,88

.d

Nr. 3 idem c.s. ...da mm 18x1,0

C.01.010.010 euro (sette/51) m 7,51

.e

Nr. 4 idem c.s. ...da mm 22x1,0

C.01.010.010 euro (nove/73) m 9,73

.f

Nr. 5 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del

C.01.090.010 tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono

.b compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito

e funzionante Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2"

euro (sette/84) m 7,84

Nr. 6 idem c.s. ...diametro nominale 3/4"

C.01.090.010 euro (undici/20) m 11,20

.c

Nr. 7 idem c.s. ...diametro nominale 1"

C.01.090.010 euro (tredici/58) m 13,58

.d

Nr. 8 idem c.s. ...diametro nominale 1"1/4

C.01.090.010 euro (sedici/44) m 16,44

.e

Nr. 9 idem c.s. ...diametro nominale 1"1/2

C.01.090.010 euro (diciotto/61) m 18,61

.f

Nr. 10 idem c.s. ...diametro nominale 2"

C.01.090.010 euro (ventiquattro/59) m 24,59

.g

Nr. 11 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per

C.01.090.030 linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,

.a sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6

euro (diciassette/20) m 17,20

Nr. 12 idem c.s. ...diametro mm 42 e spessore di mm 2,6

C.01.090.030 euro (venti/02) m 20,02

.b

Nr. 13 idem c.s. ...diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

C.01.090.030 euro (ventisei/80) m 26,80

.d

Nr. 14 idem c.s. ...diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9

C.01.090.030 euro (ventiquattro/42) m 24,42

.g

Nr. 15 idem c.s. ...diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9

C.01.090.030 euro (ventisette/38) m 27,38

.i

Nr. 16 idem c.s. ...diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2

C.01.090.030 euro (trentacinque/02) m 35,02

.j

Nr. 17 idem c.s. ...diametro mm 114,3 e spessore da mm 3,6

C.01.090.030 euro (quarantasei/09) m 46,09

.m

Nr. 18 idem c.s. ...diametro mm 139,7 e spessore da mm 4,0

C.01.090.030 euro (cinquantaotto/59) m 58,59

.o

Nr. 19 idem c.s. ...diametro mm 168,3 e spessore da mm 4,5

C.01.090.030 euro (settantasei/01) m 76,01

.q

Nr. 20 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per

C.01.090.040 linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,

.a sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la

COMMITTENTE: 
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UNITARIO
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verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto

a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6

euro (nove/28) m 9,28

Nr. 21 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per

C.03.010.010 raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di

.a intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"

euro (centoventicinque/26) cad 125,26

Nr. 22 idem c.s. ...d'arte Collettore 4+4 da 3/4"

C.03.010.010 euro (centoquarantaquattro/77) cad 144,77

.c

Nr. 23 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per

C.03.010.020 raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione

.d collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"

euro (centosessantadue/12) cad 162,12

Nr. 24 idem c.s. ...d'arte Collettore 7+7 da 1"

C.03.010.020 euro (centoottantacinque/40) cad 185,40

.f

Nr. 25 idem c.s. ...d'arte Collettore 8+8 da 1"

C.03.010.020 euro (centonovantanove/18) cad 199,18

.g

Nr. 26 idem c.s. ...d'arte Collettore 9+9 da 1"

C.03.010.020 euro (duecentootto/90) cad 208,90

.h

Nr. 27 idem c.s. ...d'arte Collettore 10+10 da 1"

C.03.010.020 euro (duecentoventiuno/30) cad 221,30

.i

Nr. 28 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda

C.04.010.010 o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.

.i Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN125

euro (duecentoottantasei/65) cad 286,65

Nr. 29 idem c.s. ...in ghisa DN150

C.04.010.010 euro (trecentonovantasei/84) cad 396,84

.j

Nr. 30 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o

C.04.010.050 fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.

.k Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,

posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150

euro (trecentonovantauno/47) cad 391,47

Nr. 31 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo

C.04.010.260 restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,

.a pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola wafer DN 50

euro (centocinquantaquattro/51) cad 154,51

Nr. 32 idem c.s. ...wafer DN 100

C.04.010.260 euro (duecentotrentacinque/99) cad 235,99

.d

Nr. 33 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia, assiematura,

C.04.010.280 puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di

.d flangia piana DN65

euro (quarantauno/65) cad 41,65

Nr. 34 idem c.s. ...flangia piana DN80

C.04.010.280 euro (quarantacinque/94) cad 45,94

.e

Nr. 35 idem c.s. ...flangia piana DN125

C.04.010.280 euro (sessantauno/38) cad 61,38

.g

Nr. 36 idem c.s. ...flangia piana DN150

C.04.010.280 euro (settantauno/82) cad 71,82

.h

Nr. 37 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/

C.04.020.050 min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, in opera. Sono comprese:

.f controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/

0,31 DN = 65

COMMITTENTE: 
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euro (cinquecentonovantaquattro/11) cad 594,11

Nr. 38 idem c.s. ...Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100

C.04.020.050 euro (millecentoundici/27) cad 1´111,27

.j

Nr. 39 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno,

C.04.020.110 giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno

.d in acciaio nero. Sono escluse: coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i

bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate

DN65

euro (millesettecentocinquantaquattro/10) cad 1´754,10

Nr. 40 idem c.s. ...singole dimensionate DN100

C.04.020.110 euro (duemilasettecentocinquantasette/91) cad 2´757,91

.f

Nr. 41 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a

C.05.010.050 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al

.b fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,

spessore mm 13, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN20 (3/4")

euro (tre/80) m 3,80

Nr. 42 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN25 (1")

C.05.010.070 euro (tredici/72) m 13,72

.c

Nr. 43 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)

C.05.010.070 euro (sedici/22) m 16,22

.d

Nr. 44 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)

C.05.010.070 euro (diciassette/76) m 17,76

.e

Nr. 45 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2")

C.05.010.070 euro (diciannove/73) m 19,73

.f

Nr. 46 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2)

C.05.010.070 euro (ventiuno/52) m 21,52

.g

Nr. 47 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 80 (3")

C.05.010.070 euro (ventiquattro/46) m 24,46

.h

Nr. 48 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 100 (4")

C.05.010.070 euro (ventiotto/77) m 28,77

.i

Nr. 49 idem c.s. ...spessore mm 32, in opera Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN125 (5")

C.05.010.070 euro (trentauno/69) m 31,69

.j

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di

C.05.010.090 chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto

.b aperfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 6/10

euro (sedici/57) m² 16,57

Nr. 51 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm, idoneo per

C.05.010.110 proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con

.a opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino

euro (trentadue/19) m² 32,19

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compreso l'incidenza

C.05.010.120 di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con fil di ferro zincato e ogni altro onere ed

.d accessorio il tutto per fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Isolamento di tubazioni con coppelle di

polistirolo spessore mm 50

euro (ventidue/63) m² 22,63

Nr. 53 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in

C.06.010.010 lamiera di acciaio zincato

.a euro (sei/22) kg 6,22

Nr. 54 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in

C.06.020.050 vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 400X600

.z11 euro (sessantasette/24) cad 67,24

Nr. 55 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in

C.06.020.070 vista, io opera Da mm 600X400

.z35 euro (sessantauno/55) cad 61,55

Nr. 56 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm

C.06.020.080 500X200

COMMITTENTE: 
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.j euro (cinquantacinque/99) cad 55,99

Nr. 57 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in opera Da

C.06.020.170 mm 150X150

.a euro (sessantacinque/40) cad 65,40

Nr. 58 idem c.s. ...Da mm 225X225

C.06.020.170 euro (settantaquattro/89) cad 74,89

.b

Nr. 59 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300,

C.06.020.200 otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore

.z05 elettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera Da mm 1100

x 700

euro (trecentotrentaquattro/75) cad 334,75

Nr. 60 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole

C.06.020.210 in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera Da mm 600 x 310

.j euro (centoquindici/61) cad 115,61

Nr. 61 idem c.s. ...600 x 410

C.06.020.210 euro (centoventinove/06) cad 129,06

.k

Nr. 62 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di

C.06.030.020 ispezione, motore preddisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera

.f Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h

euro (millecinquecentosettantacinque/78) cad 1´575,78

Nr. 63 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per

C.09.010.030 interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,

.d fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;

b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Montata compreso le opere

murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 30

euro (duecentootto/40) cad 208,40

Nr. 64 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a

C.09.010.080 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9

.l kg, classe 144BC

euro (sessantaotto/88) cad 68,88

Nr. 65 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12

C.09.010.140 euro (ventitre/83) cad 23,83

.e

Nr. 66 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad

E.01.020.010 un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza

.a massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti

fino ad 1 m³)

euro (quattro/27) m³ 4,27

Nr. 67 idem c.s. ...m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

E.01.020.010 euro (dieci/36) m³ 10,36

.c

Nr. 68 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:

E.01.020.020 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

.a euro (uno/07) m³ 1,07

Nr. 69 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

E.01.040.010 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

.a Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (due/07) m³ 2,07

Nr. 70 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo

E.01.040.020 prescrizioni del Csd’A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo

.a Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo

euro (sei/40) m³ 6,40

Nr. 71 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati

E.01.040.030 fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

.b Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione

euro (ventitre/70) m³ 23,70

Nr. 72 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o

E.01.040.040 pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali

.a apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentaotto/08) m³ 38,08

Nr. 73 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata
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E.01.050.010 superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

.a trasporti fino a 10 km

euro (sei/30) m³ 6,30

Nr. 74 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

E.01.050.020 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta

euro (venticinque/68) m³ 25,68

Nr. 75 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei

E.01.050.070 materiali valutazione a peso

.a euro (zero/03) kg 0,03

Nr. 76 idem c.s. ...valutazione a volume

E.01.050.070 euro (trentauno/58) m³ 31,58

.b

Nr. 77 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere

E.01.060.020 di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo compende tutti gli

.a oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà

necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.)

debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà

evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è

pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

euro (quattro/20) m³ 4,20

Nr. 78 idem c.s. ...classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

E.01.060.020 euro (trentasette/16) m³ 37,16

.d

Nr. 79 idem c.s. ...classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04

E.01.060.020 euro (quarantacinque/29) m³ 45,29

.i

Nr. 80 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/

E.03.010.010 09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso

.e l’uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25

euro (novantasei/82) m³ 96,82

Nr. 81 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/

E.03.010.036 09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso

.f l’uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: attacco dei cicli

gelo/disgelo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/

c max<0,50

euro (centoventiquattro/19) m³ 124,19

Nr. 82 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/

E.03.010.040 09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o S5 eseguito secondo le prescrizioni tecniche, compresa la

.e vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/mm²

euro (centoventisei/67) m³ 126,67

Nr. 83 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo,

E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a

.a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di

fondazione

euro (venti/95) m² 20,95

Nr. 84 idem c.s. ...per opere in elevazione

E.03.030.010 euro (ventisette/60) m² 27,60

.b

Nr. 85 Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/m³, di

E.03.030.050 qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro

.a euro (diciannove/81) m² 19,81

Nr. 86 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005

E.03.040.010 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,

.a legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature

euro (uno/07) kg 1,07

Nr. 87 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente

E.03.050.060 in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume,

.a fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%,

pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm²

euro (trentatre/32) m 33,32
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Nr. 88 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad

E.04.020.010 alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in

.e cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati

in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei

ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti

e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola

d'arte per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm

euro (sessantacinque/88) m² 65,88

Nr. 89 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di

E.07.010.010 almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici

.a orizzontali

euro (dieci/81) m² 10,81

Nr. 90 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

E.07.020.010 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

.a perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

euro (quattordici/18) m² 14,18

Nr. 91 idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

E.07.020.010 euro (zero/86) m² 0,86

.b

Nr. 92 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di

E.07.020.020 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

.b perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

euro (zero/98) m² 0,98

Nr. 93 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

E.07.020.040 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

.a euro (quattro/31) m² 4,31

Nr. 94 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in

E.07.040.030 opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze pozzolana e calce idrata

.a confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto

euro (centodieci/21) m³ 110,21

Nr. 95 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e

E.08.020.010 magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare

.b l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

euro (duecentosettantacinque/87) m³ 275,87

Nr. 96 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda,

E.08.050.010 a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8

.a cm

euro (ventiquattro/47) m² 24,47

Nr. 97 idem c.s. ...d'arte spessore 12 cm

E.08.050.010 euro (ventisei/93) m² 26,93

.c

Nr. 98 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica con rivestimento superiore

E.12.010.020 in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici

.a orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10

cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata

naturale 4,5 kg/m²

euro (undici/01) m² 11,01

Nr. 99 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta

E.12.050.020 su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:

.a armata in poliestere non tessuto

euro (sette/37) m² 7,37

Nr. 100 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non

E.12.070.010 inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

.a euro (uno/09) m² 1,09

Nr. 101 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto

E.13.020.050 di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi:

.a Bianco venato

euro (novantanove/65) m² 99,65

Nr. 102 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti

E.13.030.050 alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di

.a cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi

speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca

euro (trentanove/67) m² 39,67
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Nr. 103 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177

E.13.040.010 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo

.e 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo

marmorizzate puntinate da cm 20x20

euro (trentanove/62) m² 39,62

Nr. 104 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad

E.13.040.030 intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera fresco su fresco su letto di

.e sabbia e cemento con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

euro (quarantacinque/60) m² 45,60

Nr. 105 Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm

E.13.110.010 di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2

.a cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di

pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del

materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm

euro (otto/36) m² 8,36

Nr. 106 idem c.s. ...d'arte per ogni cm in più di spessore

E.13.110.010 euro (zero/25) m² 0,25

.b

Nr. 107 Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e

E.13.110.020 la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di

.a polietilene

euro (uno/27) m² 1,27

Nr. 108 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità

E.13.110.030 S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di

.a presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di

superficie 9÷12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello

spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose per uno

spessore di 10 cm

euro (quattordici/74) m² 14,74

Nr. 109 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme

E.15.020.010 UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,

.a compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta

euro (trentasei/36) m² 36,36

Nr. 110 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente

E.15.080.020 smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:

.a Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm

euro (undici/27) m 11,27

Nr. 111 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco

E.16.020.003 da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove

.a con malta di calce e pozzolana

euro (due/82) m² 2,82

Nr. 112 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in

E.16.030.010 spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce

.b euro (sette/87) m² 7,87

Nr. 113 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su

E.16.030.030 sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce

.a euro (otto/36) m² 8,36

Nr. 114 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in

E.17.010.020 lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la

.a stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm

euro (ventiuno/80) m² 21,80

Nr. 115 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di

E.18.160.010 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a

.b filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio

preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di

alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di

serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera

compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x

2.000 mm

euro (quattrocentonove/23) cad 409,23

Nr. 116 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di

E.18.160.030 colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a

COMMITTENTE: 
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.c filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio

preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di

alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili,

completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di

foro muro: 1.300 x 2.000 mm

euro (seicentoottantacinque/43) cad 685,43

Nr. 117 idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm

E.18.160.040 euro (settecentoquarantasei/40) cad 746,40

.a

Nr. 118 idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm

E.18.160.040 euro (ottocentodieci/34) cad 810,34

.e

Nr. 119 idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm

E.18.160.040 euro (ottocentocinquantatre/31) cad 853,31

.g

Nr. 120 idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm

E.18.160.040 euro (novecento/50) cad 900,50

.h

Nr. 121 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

E.18.160.130 tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

.c euro (centoottantasei/94) cad 186,94

Nr. 122 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri,

E.19.010.020 colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed

.b assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5

agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B

euro (quattro/07) kg 4,07

Nr. 123 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di

E.21.010.010 isolante acrilico all'acqua

.a euro (due/34) m² 2,34

Nr. 124 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici

E.21.020.040 interne con idropittura traspirante e idrorepellente

.b euro (cinque/48) m² 5,48

Nr. 125 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza

E.21.020.070 agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa

.a preparazione del supporto: bianca

euro (sei/91) m² 6,91

Nr. 126 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a

E.21.040.090 due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

.b euro (tre/48) m 3,48

Nr. 127 idem c.s. ...fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

E.21.040.090 euro (cinque/40) m 5,40

.c

Nr. 128 idem c.s. ...fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

E.21.040.090 euro (otto/39) m 8,39

.d

Nr. 129 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in

I.01.010.010. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono

a compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito

con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali

came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per

l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi

euro (quarantanove/72) cad 49,72

Nr. 130 idem c.s. ...ambienti civili da 5 a 10 pezzi

I.01.010.010. euro (quarantaquattro/47) cad 44,47

b

Nr. 131 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in

I.01.010.020. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono

a compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito

con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali

came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per

l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di

acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi

euro (quarantacinque/61) cad 45,61
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Nr. 132 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,

I.01.010.130. docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le

a guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso.

E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa

in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili fino a 5 pezzi

euro (cinquantacinque/87) cad 55,87

Nr. 133 idem c.s. ...ambienti civili oltre 10 pezzi

I.01.010.130. euro (quarantacinque/81) cad 45,81

c

Nr. 134 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in

I.01.020.010. polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante,

a rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di

tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,

l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

euro (duecentocinquantauno/48) cad 251,48

Nr. 135 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo

I.01.020.070. di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti

a sottolavabo, fissaggi al pianal e ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo,

l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria

alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,

ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a

semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (trecentosessantacinque/06) cad 365,06

Nr. 136 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico

I.01.020.080. corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di

a tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in

opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,

l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera

eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (duecentoventitre/24) cad 223,24

Nr. 137 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di

I.01.020.100. gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/

b 4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone

od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della

necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa

in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al

piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro

onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm

70x70 in extra con miscelatore monocomando

euro (duecentosettantasette/51) cad 277,51

Nr. 138 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con

I.01.030.070. apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet

a cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS,

corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile

servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con

spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) specchio basculante con vetro temperato

antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano

orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di

ancoraggio; f) porta rotolo; g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale;

Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma

completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni

sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (duemilasettecentosessanta/72) cad 2´760,72

Nr. 139 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni

I.02.010.070. onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di

c diametro 3/4"

euro (sedici/85) cad 16,85

Nr. 140 idem c.s. ...di diametro 1"

I.02.010.070. euro (ventitre/94) cad 23,94

d

Nr. 141 idem c.s. ...di diametro 1"1/2

COMMITTENTE: 
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I.02.010.070.f euro (quaranta/58) cad 40,58

Nr. 142 idem c.s. ...di diametro 2"

I.02.010.070. euro (cinquantauno/38) cad 51,38

g

Nr. 143 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B,

I.03.010.010. forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1,

b temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i

relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma

prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 (

autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo

comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai

o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 40 mm

euro (sette/42) m 7,42

Nr. 144 idem c.s. ...PVC DE 75 mm

I.03.010.010. euro (undici/15) m 11,15

e

Nr. 145 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.010. opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²

a 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per

scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità

del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce

a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (trenta/30) cad 30,30

Nr. 146 idem c.s. ...luce con canaline

L.01.010.010. euro (cinquantaquattro/51) cad 54,51

e

Nr. 147 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -

L.01.010.150. conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione

f incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a

muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie

commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi

alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10 A Punto presa 10A funzionale a tenuta

euro (quarantaotto/31) cad 48,31

Nr. 148 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali

L.01.010.170. opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²

d 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a

scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A in vista IP 5X

euro (quarantauno/23) cad 41,23

Nr. 149 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -

L.01.010.180. conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola portafrutto

a incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; - supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie

commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi

alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da

derivazione con corrugato leggero

euro (ventisette/00) cad 27,00

Nr. 150 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3

L.01.070.040. quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione

a di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 25 kA - Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su

morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m

euro (ventitre/57) cad 23,57

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN

L.01.070.070. 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di

g isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale

differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione

secondo CEI En 60898 =3 - Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida

DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli

"m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
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euro (novantadue/91) cad 92,91

Nr. 152 idem c.s. ...o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC

L.01.070.070. euro (centosessantanove/33) cad 169,33

i

Nr. 153 idem c.s. ...o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC

L.01.070.070. euro (duecentocinque/22) cad 205,22

j

Nr. 154 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche,

L.01.090.090. equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave,

f conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115

euro (duecentonovantaotto/03) cad 298,03

Nr. 155 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non

L.02.010.030. propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola

a antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max

70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa

tensione, possono essere installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

euro (uno/33) m 1,33

Nr. 156 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-

L.02.010.150. 22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di

a mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore

grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore

a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle

CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la

marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5 mm²

euro (uno/40) m 1,40

Nr. 157 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o

L.02.010.190. RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta

a emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di

incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per

tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda rigida o

flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di

conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e

marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare Sezione

1x10 mm²

euro (tre/42) m 3,42

Nr. 158 idem c.s. ...alle persone Unipolare Sezione 1x16 mm²

L.02.010.190. euro (quattro/36) m 4,36

b

Nr. 159 idem c.s. ...alle persone Unipolare Sezione 1x25 mm²

L.02.010.190. euro (cinque/54) m 5,54

c

Nr. 160 idem c.s. ...alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²

L.02.010.210. euro (quattro/97) m 4,97

d

Nr. 161 idem c.s. ...alle persone Tripolare Sezione 3x10 mm²

L.02.010.210. euro (sei/93) m 6,93

e

Nr. 162 idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²

L.02.010.220. euro (otto/43) m 8,43

e

Nr. 163 idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²

L.02.010.220. euro (dieci/28) m 10,28

f

Nr. 164 idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x25 mm²

L.02.010.220. euro (tredici/75) m 13,75

g

Nr. 165 idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x35 mm²

L.02.010.220. euro (sedici/84) m 16,84

h

Nr. 166 idem c.s. ...alle persone Quadripolare Sezione 4x50 mm²

L.02.010.220. euro (venti/43) m 20,43

i

Nr. 167 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di

L.02.020.110. altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i

d montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 20 Da mm 200

euro (ventisette/45) m 27,45

Nr. 168 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme
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L.02.040.010. alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera

b sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20

euro (due/47) m 2,47

Nr. 169 idem c.s. ...Diametro mm 25

L.02.040.010. euro (tre/30) m 3,30

c

Nr. 170 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite,

L.02.050.020. grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo

a norma EN 60439-1 Da mm 92x92x45

euro (tre/57) cad 3,57

Nr. 171 idem c.s. ...Da mm 160x130x70

L.02.050.020. euro (sei/46) cad 6,46

d

Nr. 172 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi,

L.02.050.040. grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento

a secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50

euro (sette/28) cad 7,28

Nr. 173 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera

L.03.100.020. zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di

c reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali

in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W

euro (centosettantatre/93) cad 173,93

Nr. 174 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera

L.03.100.040. zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di

b reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato

rendimento 2x36 W

euro (centoquarantadue/00) cad 142,00

Nr. 175 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata,

L.03.140.010. IP 65 con reattore standard 2x18 W

b euro (sessantauno/35) cad 61,35

Nr. 176 idem c.s. ...con reattore elettronico 2x36 W

L.03.140.020. euro (centoventinove/37) cad 129,37

b

Nr. 177 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4

L.10.010.010. coppie armato, guaina in pvc, cat. 5

h euro (uno/41) m 1,41

Nr. 178 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65

L.15.010.210. W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione

c permanente 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti

euro (centocinquantadue/89) cad 152,89

Nr. 179 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico con corrente alternata trifase 380 V/220 V-50 Hz,

L.15.030.050. stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in presenza che in assenza della rete ordinaria, tempo di intervento

c inferiore a 0,3 sec., uscita collegata in parallelo alla batteria di accumulatori del tipo ermetico a lunga durata,

autonomia 60 minuti, carica batteria, strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa

l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 15 KVA

euro (diciannovemilaottocentodiciotto/91) cad 19´818,91

Nr. 180 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore,

L.16.010.010. tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola

d zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme

generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220

V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m;

contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 8 zone di rivelazione

espandibile fino a 16 zone

euro (millecinquecentoquattordici/52) cad 1´514,52

Nr. 181 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione

L.16.010.020. dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone

b euro (settecentotrentatre/00) cad 733,00

Nr. 182 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad

L.16.020.060. indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio

a euro (centotre/75) cad 103,75

Nr. 183 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa

L.16.020.070. l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti

b euro (cinquecentoventidue/67) cad 522,67

COMMITTENTE: 



pag. 14

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 184 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono

L.16.040.030. bitonale, da interno, 110 db a 1

b euro (cinquantatre/88) cad 53,88

Nr. 185 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato,

L.16.040.030. sirena 110 db a 1 m, a

c euro (duecentoventiuno/74) cad 221,74

Nr. 186 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55

L.16.040.030. euro (settantaquattro/39) cad 74,39

d

Nr. 187 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+

L.16.050.010. RG59B/U)

b euro (due/12) m 2,12

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa Separatore d'aria in ghisa DN50

M.05.010.010 euro (centosettantanove/87) cad 179,87

.e

Nr. 189 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 24

M.05.010.100 euro (centonovantaotto/73) cad 198,73

.e

Nr. 190 idem c.s. ...da l 500

M.05.010.100 euro (millesessanta/26) cad 1´060,26

.n

Nr. 191 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi

M.07.010.020 laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione

.b termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 600

euro (zero/16) w 0,16

Nr. 192 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione

M.07.010.120 principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina

.a di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina

isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30%

per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere

murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in

C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la

rete principale Per allaccio da distribuzione

euro (ottantacinque/99) cad 85,99

Nr. 193 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura,

M.08.010.010 pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o

.a refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche.

Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.

Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C

b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).

Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

euro (cinquecentonovantasei/80) cad 596,80

Nr. 194 idem c.s. ...PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

M.08.010.010 euro (seicentotrentaquattro/27) cad 634,27

.b

Nr. 195 Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da

M.08.010.120 scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di

.a protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola,

le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20°

C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,20 P = 4 N = 2

euro (ottocentotrentatre/91) cad 833,91

Nr. 196 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da

M.08.010.130 coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di

.b diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di

legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di

scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico

acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in

laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento

dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete

euro (centoquarantaotto/40) cad 148,40

Nr. 197 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro

M.09.010.300 di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

.c regola d'arte Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.

euro (duecentoottantanove/30) cad 289,30

Nr. 198 Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il

M.09.010.310 potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera

COMMITTENTE: 



pag. 15

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

.a compiuta a regola d'arte Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.

euro (duecentonovantaotto/47) cad 298,47

Nr. 199 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera. Sono esclusi i soli

M.09.010.330 collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Scala 0/10 mbar

.c euro (trecentouno/09) cad 301,09

Nr. 200 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore

M.09.010.470 modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN

.e 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima

con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

euro (settecentosedici/52) cad 716,52

Nr. 201 idem c.s. ...Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0

M.09.010.470 euro (milletrecentodue/58) cad 1´302,58

.i

Nr. 202 idem c.s. ...Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0

M.09.010.470 euro (milleottocentotrentatre/03) cad 1´833,03

.k

Nr. 203 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 100 m2 completo di sistema di distribuzione con

NP014 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari

a mm2 1.5 - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50

- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82 - supporto 1 posto con viti vincolanti

per scatola 3 posti - frutto serie commerciale - placca in materiale plastico o metallo posto per scatola 3 posti -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe ; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità

del disposto della legge 46/90 e smi , incluse le opere murarie per le apertura delle tracce, fori e quant'altro per dare

l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

euro (centosessantasette/94) cadauno 167,94

Nr. 204 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 50 m2 completo di sistema di distribuzione con

NP015 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari

a mm2 1.5 - scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50

- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82 - supporto 1 posto con viti vincolanti

per scatola 3 posti - frutto serie commerciale - placca in materiale plastico o metallo posto per scatola 3 posti -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe ; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità

del disposto della legge 46/90 e smi , incluse le opere murarie per le apertura delle tracce, fori e quant'altro per dare

l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

euro (centoquindici/62) cadauno 115,62

Nr. 205 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

NP016 muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2.5 - scatola di

derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio e setto di separazione - scatola portafrutto incassata a muro

10  - supporto con viti vincolanti a scatola  - frutto serie commerciale - placca in materiale plastico o metallo  -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe ; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità

del disposto della legge 46/90 e smi , incluse le opere murarie per le apertura delle tracce, fori e quant'altro per dare

l'opera compiuta a regola d'arte :

-n.3 prese -UNEL 10/16A;

-n.3 prese bivalenti da 10/16A;

-presa telefonica RJ45;

-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;

-presa TV 9.5 IEC

con corrugato pesante

euro (centoundici/52) cadauno 111,52

Nr. 206 Fornitura e posa in opera di quadro generale di distribuzione BT, di protezione e comando delle linee di

NP017 alimentazione normale e privilegiata, costituita dagli elementi descritti come da tavola di progetto, compreso il

cablaggio e montaggio in opera, comprese tutte le apparecchiature di controllo e visualizzazione, voltametro,

amperometri ecc.

euro (diciannovemilacinquecentodieci/40) cadauno 19´510,40

Nr. 207 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di piano, come da tavola di progetto

NP018 euro (diecimilaseicentoottantaquattro/63) cadauno 10´684,63

Nr. 208 Fornitura e posa in opera di  Quadro elettrico di distribuzione di piano, per alimentazione blocco operatorio,

NP019 compreso trasformatore di isolamento per reparti ad usomedico, come da tavola di progetto

euro (quattordicimilasettecentocinquantauno/28) cadauno 14´751,28

Nr. 209 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di zona, come da tavola di progetto

NP020 euro (novemilatrecentoottantacinque/26) cadauno 9´385,26

Nr. 210 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea privilegiata come da tavola di progetto

NP021 euro (ottomilaquattrocentocinquantacinque/08) cadauno 8´455,08

Nr. 211 Fornitura e posa in opera di quadro di condizionamento QCDZ come da tavola di progetto

NP022 euro (quindicimilaundici/63) cadauno 15´011,63
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Nr. 212 Fornitura e posa in opera di quadro di alimentazione inverter elettropompe alimentazione fan coils

NP023 euro (dodicimilacentoquarantasei/56) cadauno 12´146,56

Nr. 213 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato con :

NP024 N.3 prese universali sotto linea normale

N.3 prese universali sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

euro (centosettantacinque/49) cadauno 175,49

Nr. 214 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato con :

NP025 N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea normale

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea privilegiata

N.2 prese universali 3P+T+N - 380V

N.1 presa dati RJ45 cat. 6

N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

euro (centootto/63) cadauno 108,63

Nr. 215 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a parete equipaggiato con :

NP026 N.1 centralino da parete

N.6 prese universali  10/16A - 230 V

N.3 prese lineari bipassoi  10/16A - 230 V

N.1 presa RJ45 cat. 6

euro (centocinquantaquattro/59) cadauno 154,59

Nr. 216 Unità centrale per la gestione dei messaggi di emergenza con:

NP027 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione messaggi audio preregistrati

- 4 uscite audio programmabili per la diffusione di musica e messaggi

- ingresso prioritario per postazioni VVFF con garanzia della funzione audio anche in caso di crollo del sistema dii

controllo

(2 unità RACK)

euro (milleseicentosettantaquattro/07) cadauno 1´674,07

Nr. 217 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi su 8 zone indipendenti

NP028 euro (quattrocentoottantaotto/69) cadauno 488,69

Nr. 218 Modulo diagnostico di zona

NP029 euro (trecentoquarantauno/22) cadauno 341,22

Nr. 219 Base microfonica

NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi perzona, per aree o generali, con tastiera numerica per la

selezione delle zone e display LCD per la visualizzazione di messaggi di stato del sistema , della diagnostica, e della

zona selezionata. Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale con audio codificato.

euro (quattrocentoventiotto/67) cadauno 428,67

Nr. 220 Postazione microfonica per VVFF

NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di annuncio, con controllo della capsula microfonica, dotato di

sistema di autodiagnostica con  visualizzazione delle informazioni di stato su display LCD . dotato di . pulsante di

emergenza che consente di by passare il sistema di controllo in caso di crollo di funzionamento dello stesso

euro (trecentonovantauno/64) cadauno 391,64

Nr. 221 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da controsoffitto, in metallo altoparlante bianco a sospensione pneumatica

NP032 colore bianco.

euro (ottanta/73) cadauno 80,73

Nr. 222 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso

NP033 euro (diciotto/00) cadauno 18,00

Nr. 223 Fornitura e posa in opera di di unità di chiamata per WC con tasto a parete completa i scatola da incasso a pareti in

NP034 muratura

euro (sessantaquattro/57) cadauno 64,57

Nr. 224 Fornitura e posa in opera di tasto di chiamata a tirante per doccia o vasca da bagno completo di scatola da incasso

NP035 per parete in muratura

euro (sessantasei/78) cadauno 66,78

Nr. 225 Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione per allarme bagno di colore bianco

NP036 euro (cinquantasette/32) cadauno 57,32

Nr. 226 Fornitura e posa in opera di segnalatore da esterno ad incasso divso in tre campi con la scritta "AVANTI"

NP037 ""ATTENDERE", "OCCUPATO"

euro (cinquantanove/82) cadauno 59,82
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Nr. 227 Fornitura e posa in opera di elemento da tavolo  con i tasti "AVANTI", "ATTENDERE", "OCCUPATO", piu un tasto

NP038 rosso per altri servizi

euro (settantaquattro/67) cadauno 74,67

Nr. 228 Fornitura e posa in opera di morsetteria con trasformatore incorporato 220V completa di crdone flessibile da 2.5 mm

NP039 euro (trentacinque/83) cadauno 35,83

Nr. 229 Cavo multicoppia 10x1 mmq

NP040 euro (quattro/02) m 4,02

Nr. 230 Quadro di intercettazione di area per 3 gas, costituito da:

NP041 cassetta metallica di protezione ad incasso, verniciata a fuoco con porta in acciaio inox lucido e sistema di chiusura

per accesso controllato;

n. 3 sistemi valvolari di intercettazione, con sconnessione fisica e meccanica ( ossigeno, protossido d’azoto, aria

compressa), completo dipresa di emergenza per singolo gas medicale e raccorderia speciale;

n. 1 sistema valvolare completo di raccorderai speciale per vuoto;

n. 2 flussostati con contatti elettrici per gas compressi, comprensivi di n. 2 dispositivi di allarmi idonei per ossigeno e

protossido d’azoto, quali allarmi di emergenza clinica ed operativa.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN 737 e al

DL 46- 97.

euro (tremilaottocentoquarantauno/72) cadauno 3´841,72

Nr. 231 Quadro sinottico di riduzione e controllo della pressione di II stadio a 3 + 3 linee, costituito da:

NP042 a)	Per ogni linea di gas compressi:

n. 1 riduttore di pressione II stadio;

n. 1 filtro a monte del riduttore;

n. 2 manometri a monte ( 0- 16 bar) e a valle del riduttore ( 0 : 6 bar );

n. 2 valvole a sfera a monte e a valle del riduttore;

n. 1 valvola di sicurezza per lo scarico della sovrapressione;

n. 1 trasduttore di pressione ( 0- 10 bar) 4/20 mA;

n. 1 valvola d’intercettazione del trasduttore di pressione;

n. 1 valvola a sfera da 3/8 di by – pass;

b) per la linea di aspirazione:

n. 1 valvola a sfera da ¾;

n. 1 vuotometro;

n. 1 trasduttore di pressione 4/20 mA;

n. 1 valvola d’intercettazione del trasduttore di pressione;

c) armadio in lamiera verniciata con porta di chiusura riportante sul film serigrafico lo schema fluido di ogni gas, atto

per essere incassato o montato a parete; cicalini di allarme acustico; pulsante di tacitazione sicurezza; spia luminosa

indicante l’alimentazione del quadro a 24 Vdc; pulsante a chiave di reset allarmi; visualizzatori digitali; led di

segnalazione.

In opera compresi i collegamenti elettrici ed idraulici e compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro

compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN 737 e al DL 46/97.

euro (ventitremiladuecentonovantaotto/25) cadauno 23´298,25

Nr. 232 Linee elettriche per collegamento quadri di controllo e allarmi di reparto, costituito da tubazioni in PVC posati in vista

NP043 e/o sottotraccia, cavi di collegamento e compreso le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto

a regola d’arte.

euro (centocinquantaquattro/87) a corpo 154,87

Nr. 233 Presa gas medicali, per installazione in trave testaletto, con corpo presa AFNOR, con doppio otturatore, mascherina

NP044 in alluminio indicante nome, colore e simbolo chimico del gas, sportellino di chiusura per reti

ossigeno,vuoto,protossido di azoto, aria 4bar, aria tecnica 8 bar.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alle norme EN 373 e al

DL 46 - 97.

euro (ottantaquattro/70) cadauno 84,70

Nr. 234 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM – B- 280, con pareti lisce e disossidate, opportunamente

NP045 trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigillata all’estremità e imbustata singolarmente sin

dall’origine, e sarà posta in opera a regola d’arte e secondo le normative EN 373-3 e EN 1441, flussata con gas

inerte durante le saldobrasature, realizzate con lega ad alto tenore di argento e prive di cadmio, completa inoltre di

certificazione e collaudi in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 12 x 14 mm.

euro (sedici/67) m 16,67

Nr. 235 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTN- B 280, con pareti lisce e disossidate, opportunamente

NP046 trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigillata all’estremità e imbustata singolarmente sin

dall’origine, e sarà posta in opera a regola d’arte e secondo le normative EN 373 – 3 e EN 1441, lussata con gas

inerte durante le saldobrasature, realizzate con lega ad alto tenore di argento e prive di cadmio, completa inoltre di

certificazione e collaudi in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 14 x 16 mm.

euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 236 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM- B- 280, con pareti lisce e disossidate, opportunamente

NP047 trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà sigillata all’estremità e imbustata singolarmente sin

dall’origine, e sarà posta in opera a regola d’arte e secondo le normative EN 373-3 e EN 1441, flussata con gas
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inerte durante le saldobrasature, realizzate con lega ad alto tenore di argento e prive di cadmio, completa inoltre di

certificazione e collaudi in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura CE.

Per tubazioni di diam. 16 x 18 mm.

euro (diciannove/34) m 19,34

Nr. 237 idem c.s. ...di diam. 26 x 28 mm.

NP048 euro (ventiotto/74) m 28,74

Nr. 238 Oneri di allacciamento delle montanti gas medicali esistenti alle reti.

NP049 euro (seicentodieci/89) a corpo 610,89

Nr. 239 Quadro di controllo e comando a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente comprendente: scatola ad

NP050 incasso; coperchio con comandi e segnalazioni; interruttore di rete 220 V; spia verde d’accensione; spia rossa di

segnalazione di flusso; disgiuntore termico 1,8 A

euro (quattrocentoottantanove/13) cadauno 489,13

Nr. 240 Aspiratore monofase con portata di aspirazione di 4000 lt/min., avente le seguenti caratteristiche: elevata

NP051 silenziosità; spia rossa sul quadro di controllo o sul pannello ripetitore in sala operatoria di allarme aspirazione;

motore monofase sistemato all’esterno della camera d’aspirazione; cassonetto in lamiera zincata e verniciata a

fuoco comprendente la camera di aspirazione e di espulsione.

euro (millecinquecentotrentaquattro/16) cadauno 1´534,16

Nr. 241 Scatola di rinvio per aspiratore a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente montata sul cassonetto e

NP052 contenente il presso stato per il controllo della portata di aspirazione e la corsetteria con il cavo di collegamento.

euro (centocinquantaotto/72) cadauno 158,72

Nr. 242 Scatola di connessione elettrica a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente comprendente scatola

NP053 da incasso o esterna e corsetteria.

euro (centocinquantadue/24) cadauno 152,24

Nr. 243 Pannello indicatore ripetitore di segnali del quadro di controllo, in materiale termoplastico autoestinguente avente le

NP054 seguenti caratteristiche: scatola da incasso o esterna; coperchio con segnalazioni; spia verde d’accensione; spia

rossa di segnalazione di flusso.

euro (duecentosessantasette/27) cadauno 267,27

Nr. 244 Presa di aspirazione a parete in alluminio anodizzato completa di valvola con possibilità di montaggio esterno o ad

NP055 incasso avente le seguenti caratteristiche: scatola da fissare al muro; attacco per tubo d’espulsione diametro 50 mm;

valvola d’aspirazione con innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione diametro 22 mm.

euro (millecentonovantasette/34) cadauno 1´197,34

Nr. 245 Scatola di raccolta gas anestetici aventi le seguenti caratteristiche: scatola a tre vie in alluminio anodizzato; n. 2

NP056 valvole di sicurezza contro la pressione negativa; n. 1 valvola di sicurezza contro la pressione positiva; n. 2 raccordi

maschio per innesto del tubo aspirato e valvola va e vieni; n. 2 raccordi maschio più innesto del tubo da collegare

all’impianto di aspirazione e del pallone di riserva; tubo corrugato spiralato diametro 22 mm L=800 mm per

collegamento allo scarico gas dell’apparecchio di anestesia; tubo del diametro 10 mm L=1500 mm per collegamento

scarico valvola va e vieni; tubo corrugato spiralato diametro 22 mm L=5 mt per collegamento all’impianto di

evacuazione gas; pallone di riserva; morsetto per attacco alla sbarra;

euro (milleottantasei/20) cadauno 1´086,20

Nr. 246 Tubazione in polipropilene per la raccolta e l’espulsione dei gas anestetici inquinanti compreso i pezzi speciali e i

NP057 cavallotti per il fissaggio dei tubi a parete o a soffitto.

euro (tremilatrecentocinquantauno/92) a corpo 3´351,92

Nr. 247 Valvola di aspirazione per pensili per evacuazione gas anestetici provenienti dall’apparecchio di anestesia con

NP058 innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione diametro 22mm.

euro (seicento/69) cadauno 600,69

Nr. 248 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e

NP059 nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a regola

d'arte.

euro (quattordici/37) m 14,37

Nr. 249 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti

NP060 e nitrosammine, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una mescola di base

omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di criche minerali e stabilizzanti. La

superficie si dovrà presentare esteticamente con un disegno non direzionale, passante, formato da elementi

decorativi aventi dimensioni di mm 5/6 circa, a forma coriandolo irregolare, a tre affinità di colore di base i quali,

miscelati fra loro, danno origine a ulteriori sfumature policromatiche. Il pavimento di spessore totale di mm 2.0 (3,1

kg/m2 circa) nel formato teli di altezza non inferiore a cm 193 dovrà essere prodotto con speciale trattamento

superficiale all'origine tale da risultare opaco, atiriflesso con con speciale finitura finemente goffrata. La superficie

inferiore dovrà presentare un trattamento adatto a favorire l'ancoraggio al sottofondo prdisposto con gabbia di

Faraday per mezzo di appositi adesivi. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo conduttivo

specifico dello dtesso colore del fondo o in contrasto. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti

previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che

dimostrano la certificazione del proprio sistema qualità aziendale da parte di enti riconosciuti. Il pavimento dovrà

essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817 e rispondente alle seguenti caratteristiche : Completo di
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sottoposta rete a maglie quadre di cm 60 di lato in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire il lavoro

compiuto a regola d'arte.

euro (settanta/39) m2 70,39

Nr. 250 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti

NP060 e nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e non rigenerata, composta da una mescola di base

omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata ottenuta con l'aggiunta di criche minerali e stabilizzanti. la superficie

si dovrà presentare esteticamente con un disegno non direzionale, passante, formato da elementi decorativi aventi

dimensioni di millimtri 5/6 circa a fomra coriandolo irregolare, a tre affinità di colore di base i quali, miscelati fra di

loro, daranno origine ad ulteriori sfumature policromatiche. il pavimento di spessore totale di mm2,0 (3.1 kg/m2 circa)

nel formato teli di altezza non inferiori a cm 193 dovrà essere prodotto con speciale trattamento superficiale

all'origine tale da risulatre opaco, anctiriflesso e con speciali finitura finemente goffrata . la superficie inferiore dovrà

presentare un trattamento adatto a favorire l'ancoraggio al sottofondo predisposto con gabbia di faradai per mezzo di

appositi adesivi . le giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo conduttivo specifico dello stesso

colore del fondo o in contrasto. il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla NOrma UNI

ENISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del

proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. il pavimento dovrà essere conforme in ogni parte alle

normatice EN 1817 e rispondente alle seguenti caratteristiche: Completo di sottoposta rete a maglie quadre di cm 60

dilato in bandella di rame e di tutto quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

euro (settanta/39) m2 70,39

Nr. 251 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione di cavi, tubazioni, corpi illuminanti, cassette, quadri, int. di

NP061 comando e quant'altro per una totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di carico e successivo trasporto a

rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

euro (tremilatrecentoventi/56) a corpo 3´320,56

Nr. 252 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di rimozione di tubazioni, canali e quanto altro per una totale

NP062 rimozione. Compreso il trasporto in luogo di carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non riutilizzabile a

parere della Dl e/o amministrazione

euro (tremilatrecentoventisette/27) a corpo 3´327,27

Nr. 253 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in laminato plastico

NP063 euro (centosettantadue/96) m2 172,96

Nr. 254 Porta scorrevole in PVC rivestita in materiale plastico

NP064 euro (duecentonovantasei/79) m2 296,79

Nr. 255 Idrante UNI 145

NP065 euro (trentanove/00) cadauno 39,00

Nr. 256 Piletta sifonata con griglia a pavimento

NP066 euro (venticinque/12) cadauno 25,12

Nr. 257 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI 9487 con raccordi VVFF lunghezza 30 ml

NP067 euro (quarantacinque/46) cadauno 45,46

Nr. 258 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti con velo di protezione, ugello diam 16 mm

NP068 euro (cinquanta/60) cadauno 50,60

Nr. 259 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana minerale da 2,5 mm con finitura in carta Kraft e legatura in filo

NP069 d'acciaio.

euro (quattordici/26) mq 14,26

Nr. 260 Vetrate termoacustiche isolanti composte composte da due cristalli inclori con intercapedine 6-12 mm, poste in opera

NP070 con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi tagli e sigillanti siliconici a norma UNI

ISO 10493-1: sp. 4 mm

euro (cinquantaotto/59) mq 58,59

Nr. 261 Fornitura e posa in opera di trave testaletto in alluminio ossidato e spazzolato con servizi installati:

NP071 luce indiretta 1x58W CNR

luce visita lettura 1+1x18W CNR

luce notturna 1x3W cd bleu

presa 2P+T 10/16A

interruttore luce visita 2x18W

tastiera pensile luce lettura 1x18W e chiamata assistenza

canalizzazione per tubazioni gas medicali

cassetta predisposta per n. 3 prese

euro (milletrecentosette/14) cadauno 1´307,14

Nr. 262 Centrale i trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio,

NP073 collegati fra loro con appositi anglari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con facce esterna

preverniciata e interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm

50. le poratet min e max saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/s la centarle sarà costtuita : 1)

sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con  comando manuale. 2) sezione filtrante con

filtri piani FF>75% ASHRAE 52-76 ponderale . 3) seziuone batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70°

e salto termico 10° con al massimo 4 ranghi. 4) sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa,

COMMITTENTE: 



pag. 20

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%. 5) sezione con batteria in rame ed alluminio per post riscaldamento

con acqua di alimentazione in ripresa a 70° e salto termico 10° con al massimo 2 ranghi. 6) sezione ventilante per

basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con  pale in avanti oppure

rovescie montate su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma collegato a motore asincrono trifase

attraverso rasmissione con ouleggie e cinghie trapeziodali racchiusa in carter di protezione . compreso gli oneri per il

collegamento elettrico , escluso di valvolame, giunti , flangie e bulloni  eguarnizioni necessarie al collegamento

idraulico . ogni altro onere per dare il lavro compiuto a perfeta regola d'arte. Central di trattameto aria per portata

25000-27000 mc/h.

euro (cinquantatremilatrecentoundici/24) cadauno 53´311,24

Nr. 263 Fornitura e posa in opera di umidificatore di tipo elettrico a elettrodi immersi, alimentazione 400V; 3F; 50Hz, trifase,

NP076 avente le seguenti caratteristiche:

- regolatore... per inattività

- diagnostica completa con memoria completo di display LCD.

per produzione di vapore 45 kg/h

Umidificatore per CTA 2

euro (seimilacentotrenta/67) cadauno 6´130,67

Nr. 264 termometro a quadrante ad immersione ad attacco laterale f.s. 0-150°c

NP077 euro (cinquantasei/94) cadauno 56,94

Nr. 265 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC, compreso linee elettriche di alimentazione, collegamenti

NP079 equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duemilaottocentosessantacinque/57) cadauno 2´865,57

Nr. 266 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-alluminio costituita da due strutture di supporto a spirale racchiusa

NP080 da due strati di rivestimento in fibra di alluminio-poliestere-alluminio, con rivestimento esterno termoisolante con lana

di vetro spesore 25 mm e di rifinitura esterna in lamierino di alluminio poliestere.  temperatura di esercizio -10°C / +

130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

euro (ventitre/56) m 23,56

Nr. 267 opere di smontraggio di apparecchiature di impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione quali corpri scaldanti ,

NP081 ventilatori, canalizzazioni e isolamento, tubazioni in vista o entro cavedi valvole, rubinetteria e quant'altro per la

completa pulizia compreso il taglio con atrezzatura idonea, il sezionamento con piastre cieche delle tubazioni

alimentate, ponteggi, trabattelli, scale, compreso il tiro in basso, l'accatastamento del materiale, il trasporto a risulta

del materiale giudicato inidoneo, compreso gli oneri di discarica controllata per il materiale di rifiuto speciale e gli

oneri di smaltimento.

euro (centoottantanovemilaseicentoventidue/49) a corpo 189´622,49

Nr. 268

NP082 Operazioni di smontaggio delle apparecchiature, tubazioni e canalizzazioni esistenti in terrazza al primo piano dove

realizzare il Blocco Operatorio, compreso il trasporto con ogni mezzo al sito di deposito temporaneo nell’ambito

dell’area, in attesa del rimontaggio;

compreso il rimontaggio delle apparecchiature stesse sulla terrazza di copertura, le canalizzazioni e tubazioni per il

ripristino delle alimentazioni delle utenze originarie per garantire la funzionalità complessiva.

euro (centoundicimilaottocentosedici/11) a corpo 111´816,11

Nr. 269 Centrale di trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio,

NP083 collegati fra loro con appositi angolari; pennellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna

preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a

mm 50. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale

sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.

2)Sezione filtrante con filtri piani eff.>75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di

alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione raffreddamento e

deumidificazione con batteria a pacco, a 6 – 8 ranghi, temperatura acqua in entrata 7° C, salto termico 5° C, 5)

Sezione di umidificazione a vapore con lancia e separatori di goccia, 6) Sezione con batteria in rame alluminio per

postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi. 7)

Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con

pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore

asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione,

sezione recupero del calore statico con scambiatore a flussi incrociati e ventilatore. Compreso gli oneri per il

collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange, bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico.

Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Centrale di trattamento aria per portata 28000 –

32000 mc/h.

euro (sessantasettemilaottocentocinquantasette/36) a corpo 67´857,36

Nr. 270 Fornitura e posa in opera di diffusore per sala operatoria a flusso laminare, con struttura e telaio in acciaio inox AISI

NP084 304, completo di filtro assoluto, classe D, in opera portata mc/h 1800

euro (cinquemiladuecentonovantasette/33) cadauno 5´297,33

Nr. 271 Fornitura e posa in opera di canale in acciaio per estrazione dell’aria da sale operatorie, costituito da pannelli in

NP085 acciaio inox AISI 304, completamente smontabile per una facile pulizia, comprese le griglie di ripresa in lato e in

basso, in acciaio ad alette fisse, di dimensioni 300 x 400, posizione angolare.

euro (duemilacinquecentoventicinque/12) cadauno 2´525,12

Nr. 272 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo digitale, per egolazione temperatura ambiente, compreso i
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NP086 collegamenti elettrici e quanto occorre per la messa in funzione

euro (ottantauno/15) cadauno 81,15

Nr. 273 Opere murarie connesse alla realizzazione dell'impianto, compreso apertura e chiusura di tracce e fori, supporti e

NP087 sostegni per le tubazioni, compartimentazioni e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

euro (tremilacinquecentoottantasei/97) a corpo 3´586,97

Nr. 274 fornitura e posa in opera di stativo pensile per sala operatoria , con sostegno a soffitto predisposto per 2 bracci

NP088 indipendenti per anestesia e chirurgia comprensivo di prese elettriche prese gas medicali e quanto descritto in

progetto.

euro (trentaquattromilatrentadue/96) cadauno 34´032,96

Nr. 275 Realizzazione di ringrosso di elementi strutturali con CFRP mediante la stesura di primer epossidico specifico

NP089 tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di carbonio , ed adesivo epossidico il tutto realizzato a regola d'arte completo

in ogni sua parte compreso ogni onere accessorio

euro (cinquecentosessantasei/74) m2 566,74

Nr. 276 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di resina epossidrica

NP090 valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50-60 cm . Sovrapprezzo per connessione delle barre di

acciaio alle strutture in cemento armato

euro (trentacinque/34) cadauno 35,34

Nr. 277 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m con blocchi di

NP091 alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata

annegata nello spessore , fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h= 8

cm in calcestruzzo RCK 30 N/mm2 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle

armature metalliche di completamento inferiorie ssuperiori per i momenti positivi e negativi per un altezza totale del

solaio di 12 cm

euro (centoquindici/06) m2 115,06

Nr. 278 Demolizione di strato impermeabilizzante compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

NP092 euro (sette/01) m2 7,01

Nr. 279 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto: contenitore a Rack per inserimento mouli di dimensione

NP094 535x572x380mm circa

euro (centocinquantasei/87) cadauno 156,87

Nr. 280 Perforazione di muratura, del diametro fino a mm 150 eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto

NP096 d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari lunghezza fino a mt 5 -

riferimento ragguagliato voce R.05.10.110.a Tariffa Campania 2008

euro (otto/95) m*cm 8,95

Nr. 281 Malta espansiva tipo Emaco per riempimento perforazioni armate eseguite in muratura.

NP097 euro (due/33) kg 2,33

Nr. 282 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per realizzazione di placcaggio di parete  (sandwich) eseguita con

NP098 sonda meccanica a rotopercussione per diametro fino a mm 36 eseguita in ragione di n.ro 8 fori per mq voce

ragguagliata a tariffa 2008 R.08.10.90a per mq di pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n. 8 fori per

mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

euro (centocinquantaquattro/43) m2 154,43

Nr. 283 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica con strutture di natura diversa mediante il taglio degli

NP099 elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di collegamento e la creazione di un vuoto come da progetto compreso

gli elementi coprigiunto in lamiera di alluminio , tutte le opere edili di demolizione e trasporto a rifiuto connesse, per

m2 di superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in pianta per altezza del piano di contatto)

euro (cinquanta/86) m2 50,86

Nr. 284 Realizzazione di montacarichi 100 kg

NP100 euro (ottantaquattromilacinquecentoottantasei/14) a corpo 84´586,14

Nr. 285 idem c.s. ...montacarichi 100 kg

NP101 euro (tredicimilanovecentoquaranta/70) a corpo 13´940,70

Nr. 286 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e

P.03.010.120 modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice

.a asservita Per il 1°mese o frazione

euro (quattordici/72) m² 14,72

Nr. 287 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di depositare

R.01.020.050 il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o

.b roccia tenera

euro (quarantatre/20) m³ 43,20

Nr. 288 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso

R.01.020.080 l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

.a terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente
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da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la

euro (cinque/15) m³ 5,15

Nr. 289 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a

R.01.030.020 mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi

euro (venticinque/68) m³ 25,68

Nr. 290 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le

R.02.010.040 perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e

.e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e

scarico a discarica controllata: su cemento fortemente armato ( ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS )

euro (millequaranta/27) m³ 1´040,27

Nr. 291 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

R.02.020.030 e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm

.a euro (tre/40) m² 3,40

Nr. 292 idem c.s. ...Di spessore da 10,1 a 15 cm

R.02.020.030 euro (sei/53) m² 6,53

.b

Nr. 293 idem c.s. ...Di spessore da 15 ,1 a 30 cm

R.02.020.030 euro (nove/05) m² 9,05

.c

Nr. 294 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato di spessore oltre

R.02.020.050 cm 10

.c euro (centonovantadue/36) m³ 192,36

Nr. 295 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole

R.02.050.010 zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

.a euro (quattro/56) m² 4,56

Nr. 296 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm

R.02.060.010 compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero

.a di materiale

euro (nove/42) m² 9,42

Nr. 297 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

R.02.060.040 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

.a euro (sette/52) m² 7,52

Nr. 298 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,

R.02.060.060 acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento

.a euro (dieci/64) m² 10,64

Nr. 299 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame

R.02.060.110 euro (dodici/53) m³ 12,53

.a

Nr. 300 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di

R.02.060.120 deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

.a euro (novantaquattro/03) m³ 94,03

Nr. 301 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a

R.02.060.130 mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei

.d materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm

euro (ventiuno/95) m² 21,95

Nr. 302 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia

R.02.060.140 euro (ventitre/83) m³ 23,83

.a

Nr. 303 Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce

R.02.060.150 euro (dodici/53) m³ 12,53

.a

Nr. 304 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso

R.02.070.010 pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

.b ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana

euro (sedici/29) m² 16,29

Nr. 305 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso

R.02.080.010 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

.c per controsoffitti in alluminio o abs

euro (quattro/39) m² 4,39

Nr. 306 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o

R.02.080.030 cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il
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.a solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo

euro (cinque/02) m² 5,02

Nr. 307 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso

R.02.110.030 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.

.a Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m Di superficie fino a 3 m²

euro (otto/13) m² 8,13

Nr. 308 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

R.02.110.050 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso

.a l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²

euro (sette/50) m² 7,50

Nr. 309 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte

R.02.110.060 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

.a degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²

euro (sette/50) m² 7,50

Nr. 310 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di

R.02.115.010 qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non

.b facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 311 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet,

R.02.120.010 docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico

.a sanitari

euro (sei/27) cad 6,27

Nr. 312 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da

R.02.120.020 2" fino a 4"

.c euro (sei/90) m 6,90

Nr. 313 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei

R.02.140.070 materiali: valutazione a volume

.b euro (trentauno/58) m³ 31,58

Nr. 314 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per

R.05.010.010 consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato anche se armato

.h euro (zero/40) cm 0,40

Nr. 315 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

R.05.020.060 regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale saldatura se richiesta, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli

.a di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro, per interventi di ristrutturazione dove è prevista una

quantità di impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per armature di conglomerato

cementizio lavorato

euro (due/03) kg 2,03

Nr. 316 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni

R.05.030.100 del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di

.1 murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in

acciaio elettrosaldata a maglia quadra

euro (uno/92) kg 1,92

Nr. 317 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.

S.02.020.010 Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con

.a poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in

alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico

differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo,

completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x

120

euro (sessantacinque/66) cad 65,66

Nr. 318 idem c.s. ...basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e

S.02.020.020 tenuta in esercizio da cm 120 x 120

.a euro (ventiuno/05) cad/mese 21,05

Nr. 319 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in

S.02.020.030 materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed

.a espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (cento/92) cad 100,92

Nr. 320 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce
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S.03.010.020 antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a

.b 370 g bardatura tessile

euro (zero/46) cad/mese 0,46

Nr. 321 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera

S.03.010.030 ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe

.b ottica 1, per elmetto

euro (uno/83) cad/mese 1,83

Nr. 322 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con

S.03.010.040 stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti,

.b astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

euro (zero/93) cad/mese 0,93

Nr. 323 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti

S.03.010.050 secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB

.b euro (quattro/96) cad/mese 4,96

Nr. 324 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,

S.03.010.060 costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri

.f solide classe FFP3SLcon valvola

euro (quattro/86) cad/mese 4,86

Nr. 325 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta

S.03.010.100 semplice EN 420-388

.c euro (uno/69) cad/mese 1,69

Nr. 326 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di

S.03.010.110 sicurezza EN 345 S1P

.d euro (sette/90) cad/mese 7,90

Nr. 327 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997

S.03.010.120 Grembiule in PVC/POL/PVC

.b euro (zero/50) cad/mese 0,50

Nr. 328 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro

S.03.020.010 Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

.b euro (sei/50) cad/mese 6,50

Nr. 329 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a

S.04.010.040 norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm

.c visibilità 10 m

euro (cinque/83) cad 5,83

Nr. 330 Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla

U.01.030.060 distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004.

.c ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia

in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la

posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di

tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura

dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta

all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del

diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

euro (diciannove/35) m 19,35

Nr. 331 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa

U.01.030.120 destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174

.i del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG >

5000 ore. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da

organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere

fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi

speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale

taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro

esterno 125 mm spessore 11,4 mm

euro (venti/47) m 20,47

Nr. 332 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

U.04.020.020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per

.h l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm

euro (duecentoventicinque/00) cad 225,00

Nr. 333 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
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U.04.020.270 azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio

.a che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua

sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di

appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul

perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di

sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente

sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le

vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due

battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee

ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante +

sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi

antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con

fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente

forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai

devono riportare: il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di

resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.

Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e

magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura

euro (tre/90) kg 3,90

Nr. 334 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,

U.05.010.050 eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con

.a misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciassette/55) m³ 17,55

Nr. 335 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito

U.05.010.060 del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

.a euro (sette/16) m³ 7,16

Nr. 336 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la

U.05.010.080 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per

.a spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

euro (zero/32) m² 0,32

Nr. 337 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

U.05.020.160 appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del

.a successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per

metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di

laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

cementato

euro (trentacinque/69) m³ 35,69

Nr. 338 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

U.05.020.180 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

.a appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

euro (uno/26) m²/cm 1,26

Nr. 339 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

U.05.020.190 perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in

.a quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e

stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino)

euro (uno/55) m²/cm 1,55

Nr. 340 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fini a

U.09.010.130 luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di

.a dimensioni

euro (quaranta/89) m³ 40,89

     Data, 03/10/2012
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QUADRO ECONOMICO

LAVORI EDILI, STRUTTURALE E DI RIFINITURE 5.542.747,68€           

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1.393.587,26€           

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 1.672.838,26€           

IMPIANTI IDRICOSANITARI E ANTINCENDIO 302.532,64€              

GAS MEDICALI 310.845,73€              

TOTALE GENERALE LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA 9.222.551,57€           

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 167.433,02€              

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 9.055.118,55€           

SOMME A DISPOSIZIONE

FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI TECNICI 577.073,68€              

FORNITURA DI APPARECCHIATURE MEDICALI 443.000,00€              

IMPREVISTI 362.256,00€              

ART. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006 183.968,00€              

SPESE GENERALI 450.000,00€              

IVA SUI LAVORI 10% 922.255,16€              

IVA SPESE GENERALI E IMPREVISTI 21% 170.574,00€              

IVA SU APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE 21% 216.585,00€              

TOTALE PARZIALE 3.325.711,84€           

TOTALE COMPLESSIVO 12.548.263€              
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IMPORTI

5.542.747,68€   

1.672.838,26€   

302.532,64€      

1.393.587,26€   

310.845,73€      

9.222.551,57€   TOTALE 1.646.579,58€                                                         

1.108.549,54€                                                         
Opere Edili

16

10

15

267.654,12€                                                            

30.253,26€                                                              

QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE

INCIDENZA % MANODOPERA

20

DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA PER LE DIVERSE

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA

CATEGORIE IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA

209.038,09€                                                            

Impianti elettrici e speciali

Impianti idrico sanitari ed antincendio 

Impianti termici

Gas medicali 10 31.084,57€                                                              
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PREMESSA 

 
 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

D.Lgs 106/09. 

Tale decreto infatti prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 

nei cantieri temporanei o mobili dove per cantiere temporaneo o mobile viene indicato 

qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile comprese le opere 

idrauliche e stradali. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto, in seguito denominato PSC, ha lo scopo di 

consentire l’esecuzione dei lavori (oggetto dell’appalto), nelle condizioni di massima sicurezza 

e salubrità forma parte integrante del contratto d’appalto. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 

previsto nel piano, e nel caso lo ritengano opportuno, oltre a redigere il piano operativo della 

sicurezza presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazioni al piano stesso 

per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. contiene 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli 

apprestamenti e le attrezzature atti a garantire , per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle 

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima 

dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza 

simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di 

prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, 

mezzi logistici e di protezione collettiva. Nell’ elaborazione del piano sono stati presi in esame 

l’organizzazione del  lavoro che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da 

utilizzare per la realizzazione dell’opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovrà svolgere 

l’attività lavorativa, i macchinari e le attrezzature da impiegare in cantiere. 

 

Il piano prevede: 

1.Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

2.protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno; 

3.servizi igienico-assistenziali; 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 4 

4.protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’aria di cantiere di linee aeree e 

condutture sotterranee; 

5.viabilità principale di cantiere; 

6.impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 

tipo; 

7.impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

8.misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 

9.misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; 

10. misure generali di protezione di da adottare contro il rischio di caduta dall’alto; 

11. misure per assicurare la salubrità nei lavori in galleria; 

12. misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 

13. misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove 

le modalità tecniche di attuazioni siano definite in fase di progetto; 

14. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosioni connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

15. misure per dare attuazione a quanto previsto in termini di consultazioni dei rappresentanti 

per la sicurezza; 

16. misure per dare attuazione successiva agli obblighi e disposizioni del coordinatore in fase 

di esecuzione; 

17. valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori delle spese prevedibili per l’attuazione 

dei singoli elementi del piano; 

18. misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura; 

 

La sezione I, nella quale sono riportati gli elementi caratteristici dello specifico cantiere, 

comprende: 

 

1. descrizione dei lavori relativamente agli aspetti cognitivi delle opere a farsi nonché 

dell’organizzazione che dovrà essere posta in essere al fine del raggiungimento degli 

obiettivi di produttività, antinfortunistici e preventivi; 

2. Descrizione del sito riferita essenzialmente ad evidenziare tutti i vincoli ed i rischi propri del 

territorio che possano interferire con le attività in cantiere; 

3. Dotazione di cantiere intese come quel complesso di opere e presidi provvisionali che di per 

sé possono essere fonte di pericolo ovvero amplificare gli effetti e le probabilità di 

accadimento proprie delle opere a farsi; 
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4.Risorse produttive di cantiere rilevate come risorse tecniche ed umane che l’impresa dovrà 

assicurare nonché i protocolli di interazione. A tal fine il capitolo rimanda ad allegate schede 

macchine a supporto degli operatori cui è demandato il controllo e la gestione del cantiere 

sotto il profilo produttivo e preventivo; 

5.Risorse protettive di cantiere quali le dotazioni di sicurezza di cui il cantiere dovrà disporre al 

fine di eliminare o, se non fosse possibile, ridurre i rischi legati alla morfologia dei luoghi e 

delle opere nonché alle lavorazioni necessarie per il compimento delle opere; 

6.Analisi e valutazione dei rischi in base ai criteri stabiliti dal legislatore: vera e propria 

filosofia che regge il presente piano; 

7.Programma di esecuzione dei lavori: recependo il cronoprogramma dei lavori stabilito sono 

state evidenziate le fasi più significative in tema di sicurezza nonché le sovrapposizioni di fasi 

lavorative e dei periodi di permanenza in cantiere di personale appartenente a diverse ditte 

ovvero personale autonomo che (non avendo presumibilmente operato in sinergia in 

precedenza ) accresce il rischio; 

8. Stima dei costi preventivi: sviluppata in modo analitico, considerando i prezzari attualmente 

presenti sul mercato ed in particolare l’elenco prezzi della Regione Campania; 

 

La sezione II riporta i capitoli relativi a: 

 

1. Gestione  emergenze: riferisce sulle professionalità necessarie per affrontare situazioni di 

emergenza come l’incendio e il terremoto (trovandoci in zona particolarmente sensibile da 

un punto di vista sismico),  alle quali è associato anche il protocollo generale per eventuali 

evacuazioni. Anche in questo caso è stato fatto un rimando ad allegato contenente schede da 

affiggere in cantiere e modulistica; 

2. Primo soccorso: è descritto il servizio di primo soccorso inteso come mezzi e professionalità 

necessarie per assicurare l’assistenza medica in cantiere;  restituite in formato tabella sono 

elencate alcune delle terapie e prescrizioni per le principali lesioni e patologie legate al 

campo edile; 

3. attribuzioni di compiti e responsabilità in materia di sicurezza: restituisce una sintesi delle 

mansioni e relative responsabilità delle figure coinvolte nell’esecuzione delle opere, 

incaricate formalmente con procura notarile; 

4. riferimenti normativi e tecnici: riporta le principali norme in vigore in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

5. Notifica preliminare: sotto forma di schema da compilare nelle voci mancanti da notificare 

all’organo di vigilanza territorialmente competente a cura del committente o del 
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responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e, successivamente ad ogni eventuale 

aggiornamento. 

  

 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO 

 
 

L’elaborato si rivolge a tutti gli operatori che interverranno nel processo produttivo 

finalizzato alle opere di cui è cenno a margine ed in particolare al coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori e ai preposti che, per quanto di competenza, avranno l’obbligo di imporne il rispetto, 

nonché alle maestranze che avranno l’obbligo dell’osservanza. 

Ai sensi dell’art. 100 D.Lgs 81/08, il presente piano dovrà essere messo a disposizione, a 

cura del Committente o del Responsabile dei lavori, di tutti i concorrenti alla gara d’appalto. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08, il presente piano dovrà essere 

messo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a cura dei datori di 

lavoro delle imprese esecutrici, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 

Nel rispetto dell’ art. 99 del D.Lgs 81/08, prima dell’inizio dei lavori, il Committente, 

ovvero il Responsabile dei lavori, dovrà trasmettere sia all’ ASL sia alla direzione provinciale 

del lavoro territorialmente competenti, la notifica preliminare riportata alla fine del presente 

elaborato, opportunamente compilata, nonché gli eventuali aggiornamenti. 

In ossequio a quanto prescritto nel punto 2 dell’ art. 99 del D.Lgs 81/08, copia della 

notifica preliminare del piano trasmessa all’organo di vigilanza, dovrà essere affissa in maniera 

visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’ organo di vigilanza territorialmente 

competente. 

L’impresa aggiudicataria dovrà assolvere l’obbligo di cui, al D.Lgs 81/08 appena 

richiamato, di trasmettere il presente piano alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi, prima 

dell’inizio dei lavori. 

In armonia con i disposti dettati del D.Lgs 81/08, il Committente richiederà, all’atto 

dell’affidamento dei lavori, che ciascuna impresa chiamata ad eseguire l’opera predisponga il 

piano operativo delle misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori, da considerarsi come 

piano complementare e di dettaglio al presente piano. Il Committente ovvero il Responsabile 

unico del procedimento si assicurerà che tale piano sia messo a disposizione dei servizi di 

medicina preventiva ed igiene del lavoro prima che i lavori stessi abbiano inizio. 

Tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere predisporranno pertanto, il piano delle 

misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
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Tale obbligo, proprio in quanto ricadente sulle imprese esecutrici, riguarderà la totalità 

delle imprese che opereranno all’interno del cantiere, indipendentemente dalla forma di 

contratto con cui hanno assunto i lavori. 

Più dettagliatamente l’organigramma dei piani di sicurezza del cantiere de quò è cosi 

composto: 

a) Piano delle Misure per la Sicurezza e la Salute Fisica dei Lavoratori e di Coordinamento 

(PSC) redatto dal sottoscritto progettista in parola condensato nella presente relazione e 

relativi allegati. 

b) Piani Operativi di Sicurezza (PSO) (da considerarsi come piani complementari di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di cui sopra) redatti 

con riferimento al cantiere che ci occupa dagli appaltatori (impresa capogruppo e impresa 

associata). Essi andranno consegnati, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque 

prima della consegna dei lavori al Committente. 

Il presente PSC di cui al punto a) potrà essere modificato o integrato – dietro assenso 

scritto del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – dall’impresa aggiudicataria onde 

migliorare ulteriormente, ove possibile, le condizioni di lavoro esistenti in base alla propria 

esperienza ed alle particolari tecnologie o macchine utilizzate nel cantiere ovvero per 

esaminare ed eliminare eventuali nuovi rischi che talune lavorazioni interferenti potrebbero 

determinare. 

All’impresa affidataria o capogruppo è demandato il coordinamento dei piani operativi di 

cui al punto b) che le singole imprese operanti nel cantiere andranno via via formulando in 

modo che essi siano compatibili e coerenti con il piano del capogruppo. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

 

Oggetto dell' Appalto 
Interventi  di Realizzazione di nuovo Edificio ed adeguamento Laboratori per il 

collegamento funzionale tra Oncologia Sperimentale ed Oncologia 

Clinica 
 

 

 

 

Durata prevista 24 mesi 

Ubicazione del 
Cantiere 

Comune di Napoli – Via Mariano Semmola  

 

COMMITTENTE 

DENOMINAZIONE ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
IRCCS “FONDAZIONE SENATORE G. PASCALE” 

TELEFONO  

Resp. procedimento Ing. Roberto Samarelli Tel. 0815903807   

Fax 0815903807   

Capogruppo RTP Ing. Fabio Mastellone 
di Castelvetere 

Tel. 081.734.50.47   

  Fax 081.734.52.69   

      

IMPRESA AFFIDATARIA 

Denominazione       

Sede 
Legale 

       

Tel.    Fax   

Iscrizione C.C.I.A.A   N°  del  

Posizione I.N.A.I.L.   N°  del  

Posizione I.N.P.S.   N°  del  

Posizione Cassa 
Edile 

  N°  del  

Denuncia Cantiere    N°  del  

Rappres. Legale       

Nato a   Provinci
a 

 il /          /  

Residente in   città    

In Qualità di       

Resp.Le Sicurezza       

Nato a   Provinci
a 

 il /          /  

Residente in   città    
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IMPRESA ESECUTRICE 

 

 

Denominazione       

Sede Legale       

Tel.    Fax    

Iscrizione C.C.I.A.A   N°    

Posizione I.N.A.I.L.   N°    

Posizione I.N.P.S.   N°    

Posizione Cassa 
Edile 

  N°    

Denuncia Cantiere    N°    

Rappres. Legale       

Nato a   Provincia  il /          /  

Residente in   città    

In Qualità di       

Resp.Le Sicurezza       

Nato a   Provincia  il /          /  

Residente 
in 

   città    

 

 
IMPRESA  

 

Denominazione       

Sede 
Legale 

       

Tel.    Fax    

Iscrizione C.C.I.A.A   N°    

Posizione I.N.A.I.L.   N°    

Posizione I.N.P.S.   N°    

Posizione Cassa 
Edile 

  N°    

Denuncia Cantiere    N°    

Rappres. Legale       

Nato a   Provincia  il /          /  

Residente in   città    

In Qualità di       

Resp.Le Sicurezza       

Nato a   Provincia  il /          /  

Residente in   città    
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REFERENTI PER LA SICUREZZA PER IL COMMITTENTE                                   

(D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)  
 

Responsabile dei Lavori 

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN       

TEL        

 

Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione 
dell'opera 

COGNOME Mastellone di 
Castelvetere 

NOME Fabio  

NATO A Napoli  PROV. Na IL 09/03/5
5 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria    

RESIDENTE IN Napoli      

TEL  081.734.50.47 fax  081.734.52.69 

 

Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione 
dell'opera 

      

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN       

TEL        

 
 
 

 
REFERENTI PER LA SICUREZZA PER L'IMPRESA                                                

(D.Lgs. 81/08) 

 

DATORE DI LAVORO 

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN   CITTA'    

TEL    FAX    

TITOLARE  DIPENDENTE     

 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 
 

COGNOM
E 

   NOME    
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NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN   CITTA'    

TEL    FAX    

TITOLARE  DIPENDENTE LIBERO 
PROFESSIONISTA 

 

     

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN   CITTA’    

TEL    FAX    

TITOLARE  DIPENDENTE LIBERO 
PROFESSIONISTA 

 

     

 

MEDICO COMPETENTE 
 

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN   CITTA'    

TEL    FAX    

TITOLARE  DIPENDENTE LIBERO 
PROFESSIONISTA 

 

        

 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

Responsabile dei Lavori 

COGNOME   NOME    

NATO A   PROV.  IL /       /  

TITOLO DI STUDIO       

RESIDENTE IN       

TEL        

 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

CARATTERISTICHE DEL CANTIERE 

data inizio lavori  

durata presunta lavori  

n° imprese presenti in cantiere  
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n° lavoratori giornalieri 
presumibilmente occupati 

 

entità presunta del cantiere (uomini x 
giorno) 

 

rischi particolari per la sicurezza e la 
salute 

 

Asl competente  

Direzione Provinciale del Lavoro 
Competente 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

concessione edilizia       

progetto esecutivo       

copia progetto degli impianti soggetti alla disciplina della 
legge 46/90 

  

copia dei contratti di appalto      

copia dei protocolli di subcontrattazione   

copia di segnalazione agli enti competenti per lavori da 
eseguirsi in 

  

corrispondenza di linee elettriche   

verbale delle ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di 
controllo (A.S.L. ISPETTORATO DEL LAVORO ECC..) 

  

DOCUMENTI DI GESTIONE E CONTABILI 

verbali di consegna lavori      

giornale dei lavori       

libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste    

liste settimanali       

registro di contabilità       

sommario del registro di contabilità   

verbali di sospensione e ripresa lavori, con indicazione dei 
ritardi e delle eventuali cause 

  

DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS 81/08    

copia della notifica preliminare all’ ASL e alla direzione provinciale  
del lavoro territorialmente competenti    

piano di sicurezza e coordinamento   

elaborati di organizzazione di cantiere     

fascicolo      

dichiarazioni delle imprese contenente :   
     1) organico medio annuo distinto per qualifica    
     2) posizione INPS   

     3) posizione INAIL   
     4) posizione CASSA EDILE   
     5) indicazioni del CNNL applicato e del regolare 
versamento dei 

  

         contributi previdenziali e assistenziali   

versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali 

   

aggiornamento del piano 
operativo 
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aggiornamento del piano di sicurezza e 
coordinamento 

   

verbali di riunioni periodiche di 
coordinamento 

    

 

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE  
(art. 90 del D.L.gs 81/08) 

copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria    

copia iscrizione alla CCIAA impresa di subappalto    

nomine dei soggetti referenti per la sicurezza (responsabile 
del  

  

servizio di prevenzione e protezione, medico competente,    

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabili 
della  

  

gestione emergenze e primo soccorso)     

documenti attestanti la formazione e l'informazione   

DOCUMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI CANTIERE 

libro matricola di cantiere      

copia della denuncia di esercizio presentata all'INAIL per la 
assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali 

  

registro delle presenze   

certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori 
presenti in cantiere 

  

protocollo degli accertamenti sanitari periodici   

dichiarazione di ricevimento dei DPI con relative istruzioni 
per l'uso e responsabilità 

  

copia tesserini di vaccinazione antitetanica   

documentazione (protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 
durante il lavoro) 

  

valutazione del rischio del rumore    

copia registro infortuni   

DOCUMENTI RELATIVI AI LAVORATORI IMPIEGATI 

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (legge 
46/90) 

  

dichiarazione di conformità dei quadri elettrici   

copia della denuncia dell'impianto di protezione dalle 
scariche atmosferiche - MOD A, eseguita presso il 
dipartimento I.S.P.E.S.L. territorialmente competente 

  

copia della denuncia dell'impianto di terra - MOD. B, 
eseguita presso il dipartimento I.S.P.E.S.L. territorialmente 
competente 

  

copia del verbale di verifica dell'impianto di messa a terra 
eseguita prima della messa in esercizio del cantiere  

  

copia dei verbali di verifica periodica degli impianti di messa 
a terra  

  

DOCUMENTI RELATIVI AI MATERIALI IMPIEGATI IN CANTIERE 

schede di sicurezza dei prodotti    

DOCUMENTI RELATIVI AI PONTEGGI METALLICI 
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copia conforme dell'autorizzazione ministeriale rilasciata dal 
fabbricante del ponteggio prefabbricato ad H completa di 
relazione tecnica contenente gli schemi di tipo di montaggio 
e le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio 
ovvero progettazione del ponteggio realizzato in opera con 
tubi tipo innocenti o equipollenti 

  

DOCUMENTI RELATIVI AI MEZZI DI SOLLEVAMENTO (senza marchiatura CE) 

libretti di omologazione e/o autorizzazione all'installazione 
e/o all'uso dei mezzi di sollevamento di portata maggiore di 
200 kg 

  

 

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

DOCUMENTI RELATIVI AI MEZZI DI SOLLEVAMENTO (senza marchiatura CE) 

verbali di verifica periodica e annotazione della verifica 
trimestale delle funi 

  

DOCUMENTI RELATIVI AI MEZZI DI SOLLEVAMENTO (con marchiatura CE) 

dichiarazione di conformità del fabbricante   

comunicazione dell'acquisto all'I.S.P.E.S.L. territorilmente 
competente 

  

documentazione sui mezzi di sollevamento superiori ai 200 
kg  

  

libretti dei mezzi di sollevamento con prima verifica positiva 
della ISPESL/ENPI, con le successive verifiche della ASL 
(se non sono ancora state eseguite le verifiche produrre 
copia vidimata dell'ente verificatore, dei moduli di denuncia 
di installazione e di richiesta di verifica pubblica.) 

  

DOCUMENTI RELATIVI ALLE ADL 

libretto di omologazione degli apparecchi a pressione    

piano manutenzione macchinari e impianti e attrezzature   

scheda di verifica dello stato di manutenzione dei mezzi 
meccanici 

  

 

 

 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 

 

Il progetto prevede lavori di realizzazione di nuovo Edificio ed adeguamento Laboratori per il 

collegamento funzionale tra Oncologia Sperimentale ed Oncologia Clinica.  

 

Si riportano qui di seguito l’elenco ed una breve  descrizione degli interventi previsti:  

Ripartizione Scientifica 

Nell’ambito di questo finanziamento è prevista la ristrutturazione ed adeguamento 

normativo dell’edificio denominato “Ripartizione Scientifica” dedicato a Laboratori di 

Oncologia Sperimentale. 
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Nel dettaglio per questo edificio si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento,  dei 

piani di seguito riportati con relative destinazioni: 

- Piano Seminterrato: Stabulario; Biobanca 

- Piano Terra: Scuola infermieri, tecnici, area didattica; Direzione Scientifica 

- Piano primo: Laboratori; 

- Piano Secondo: Laboratori; 

- Piano Terzo: Anatomia patologica; laboratori; 

Nell’ambito del complesso edilizio esistente in Napoli, presso la via Mariano Semmola, 

che compone l’istituto G. Pascale, vi è un edificio in muratura denominato Ripartizione 

Scientifica e dedicato alla oncologia sperimentale. 

Come si evince dall’allegata documentazione fotografica, l’edificio de quo versa in uno 

stato avanzato di vetustà, carenza normativa ed in particolare necessita di un 

intervento di adeguamento statico.  

Alla luce di quanto sopra poiché è intendimento dell’Istituto realizzare in questo 

edificio della Ripartizione Scientifica un moderno ed efficiente centro di laboratori di 

oncologia sperimentale di supporto all’oncologia clinica, si prevede in questo progetto 

la completa ristrutturazione civile ed impiantistica al fine di ottenere  un edificio che 

oltre a garantire gli aspetti normativi di natura civile garantisca pure quelli di natura 

sanitaria ed impiantistica. 

 Sono previste le lavorazioni a tutti i piani d’intervento: 

- Disfacimento di pavimentazione 

- Rimozione rivestimenti e controsoffitti esistente 

- Rimozione impiantistiche esistenti 

- Realizzazione nuove tramezzature 

- Realizzazione nuove pavimentazioni 

- Realizzazione nuovi controsoffitti 

- Realizzazione nuove intonacature, pitturazione e o rivestimenti alle pareti 

- Realizzazione nuovi infissi interni 

- Realizzazione nuovi impianti ascensori 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali 

- Realizzazioni nuovi impianti di condizionamento 

- Realizzazione nuovi impianti idrico sanitari 

- Realizzazioni nuovi impianti antincendio. 

Di seguito si descrivono gli interventi di lay out distributivo previsti per ciascun piano. 
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Nel piano seminterrato l’intervento è limitato a due aree ed esattamente all’area in alto 

a destra dello sviluppo planimetrico del piano dedicata allo stabulario e all’area in 

basso a sinistra dedicata alla realizzazione della Biobanca. 

Lo Stabulario  prevede un ingresso dedicato dall’esterno per gli animali tramite 

l’esistente scala di accesso, come riportato nell’elaborato planimetrico vi è poi 

l’ingresso del personale, inoltre sono previsti i seguenti ambienti: 

- Laboratorio 

- Stabulario 

- Ricerca per stabulazioni 

- Stanza sterile 

- Lavaggio animali 

- Ufficio amministrativo 

- Locali wc e servizi 

- Corridoio distributivo  

- La Biobanca prevede oltre ad una zona dedicata agli uffici con i relativi servizi 

igienici i seguenti ambienti: 

- Locali Frigo 

- Locali Inclusione Paraffina 

Nel piano terra l’intervento è inerente a tutto il piano ad eccezione della esistente 

grande sala conferenze. 

Questo piano è dedicato alla didattica e presenta 4 poli separati, il primo entrando nell’ 

Edificio a destra, è quello dedicato alla biblioteca , il secondo in alto a destra è 

dedicato all’Aulario, il terzo in alto a sinistra è dedicato alla scuola dei tecnici, ed il 

quarto in basso a sinistra è dedicato ad ambienti di trattenimento e sale riunioni per 

convegni. 

 In particolare nell’ambito del piano sono previsti i seguenti ambienti: 

- Direzione Scientifica 

- Sala lettura 

- Sala richiesta libri 

- Aula multimediale 

- Aula da 36 posti 

- Aula da 32 posti 

- 2 aule da 24 posti 

- Sala relax 

- Direzione e segreteria scuola 
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- Servizi igienici uomini e donne 

- Uffici 

- Aula da 20 posti/aula da 12 posti, contigue che posso essere unite in un’unica 

aula da 32 posti 

- Ufficio del dirigente della scuola di formazione e sua segreteria 

- Sala riunioni  e salone di attesa eventi e convegni. 

Il primo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative fisicamente  

separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzioni ed alle 

segreterie di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni comune. 

Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle frigorifere. 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Anche il secondo piano è dedicato a laboratori di ricerca con 4 unità operative 

fisicamente separate ed un pool centrale di ambienti comuni destinato alle direzione 

ed alle segreterie di ciascun unità operativa e comprendono anche una sala riunioni 

comune ed una camera oscura. Inoltre sono previsti due ambienti destinati a celle 

frigorifere. 

Nel dettaglio,nell’ambito delle quattro Unità Operative, le prime due sono composte 

ciascuna da: 

Nel dettaglio,le  quattro Unità Operative, sono composte ciascuna da: 

- N° 1 laboratorio con 20 postazioni di  lavoro; 

- N° 2 laboratori  con10 postazioni di lavoro; 

- Area uffici; 

Il terzo piano è dedicato per i due terzi alla Anatomia Patologica, con aree dedicate ad 

uffici, sala riunioni e depositi ed una vasta area comprendente l’intera ala destra del 

fabbricato interamente dedicata a laboratori. 

Nella restante parte del piano è previsto una unità operativa dedicata a laboratori delle 

dimensioni e con organizzazione esattamente uguale alle singole unità operative 

previste al secondo e terzo piano. 

Nuovo Blocco Operatorio 

Il nuovo Blocco Operatorio previsto in questo progetto è ubicato al primo piano 

dell’Edificio Ospedaliero e viene realizzato in parte negli ambienti destinati 
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attualmente al reparto Operatorio ed in gran parte in una superficie di ampliamento 

ricavata dalla realizzazione della sopraelevazione della Radiologia. 

Questo sensibile ampliamento della superficie è motivato dalla necessità di realizzare 

un moderno Blocco Operatorio che abbia un lay out distributivo tale da garantire 

economicità dei percorsi e dei servizi, separazione dei percorsi sporco e pulito e 

separazione dei percorsi del paziente e del personale, il tutto nel pieno rispetto della 

normativa emanata dalla Regione Campania con delibera  n. 7301 in data 31/12/2001. 

Come si evince, dagli elaborati grafici progettuali, il nuovo Blocco Operatorio si 

sviluppa in un corpo a piastra di forma quadrangolare atta a garantire le peculiarità 

sopra evidenziate. 

Per realizzare la sopraelevazione dell’edificio al piano terra, destinato a Radiologia, 

sono state previsti in questo progetto, a seguito degli specifici calcoli strutturali, 

interventi di consolidamento degli elementi strutturali sottostanti al fine di sopportare i 

carichi della nuova struttura. Così come si evince negli elaborati grafici e nella 

relazione di calcolo strutturale. 

Il nuovo Blocco Operatorio è progettato prevedendo il seguente lay out funzionale 

distributivo secondo le funzioni di seguito riportate: 

- spazio filtro di entrata degli operandi; 

- zone filtro personale addetto con relativo servizio igienico; 

- locale spogliatoio con annessi servizi igienici personale addetto; 

- locale preparazione malato; 

- locale risveglio malato; 

- locale relax operatori; 

- servizi igienici del personale; 

- 8 sale operatorie  di superficie variabile da un minimo 40.24 mq a un massimo 

di 46.78 mq, le superfici di rivestimento saranno ignifughe, resistenti al lavaggio 

ed alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al 

pavimento; quest’ultimo sarà resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e 

antisdrucciolo; in particolare il rivestimento della sala sarà previsto in pannelli in 

acciaio inox a tenuta, il pavimento in gomma conduttiva termosaldata con fuga 

a teli ed il controsoffitto in pannelli di acciaio inox a tenuta (60X60) smontabile; 

- N° 4 Preparazioni chirurghi; 

- Relax operatori; 

- deposito presidi e strumentario chirurgico; 

- deposito barelle; 
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- deposito materiale sporco; 

- deposito materiale pulito; 

- locale/spazio per il lavaggio e la sterilizzazione del materiale chirurgico; 

- centrale sterilizzazione; 

 

 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 20 

 

 
DOTAZIONE DI CANTIERE 

 

 

VIABILITA’ PEDONALE CARRABILE 

La viabilità esterna al cantiere è costituita da strade pavimentate. All’interno del cantiere si 

prevede un percorso carrabile che nel seguire il perimetro del lotto disegna un anello intorno 

all’area d’intervento, che collega tutte le aree di lavoro e i locali provvisionali di cantiere e si 

chiude in corrispondenza del relativo cancello d’ingresso. 

La viabilità pedonale interna al cantiere risulta separata da quella carrabile e sarà di volta in 

volta ridisegnata in funzione delle lavorazioni in atto in modo da mantenersi, nei limiti del 

possibile, a conveniente distanza da elementi ed ostacoli che possano, in qualche modo, 

costituire pericolo. 

I percorsi pedonali e carrabili saranno opportunamente indicati da apposita segnaletica e nelle 

zone ritenute particolarmente pericolose, confinate con nastro a strisce oblique bianco – rosso. 

 

IMPIANTI TECNICI DI CANTIERE 

I percorsi di condutture e canalizzazioni relative agli impianti di cantiere dovranno essere 

realizzati in modo da evitare intralcio alla circolazione di mezzi e/o persone e, nel contempo, 

essere al riparo da azioni meccaniche. Pertanto, le condutture ed in particolare quelle interrate, 

sulle quali eventuali azioni meccaniche possano instaurare situazioni di rischio, dovranno 

essere segnalate in modo evidente e, per quanto conveniente ai fini della sicurezza, 

ulteriormente protette o munite di dispositivi di sicurezza. 

Condutture interrate dovranno essere opportunamente segnalate, quando ciò possa costituire 

utile elemento ai fini della sicurezza, con cartelli specifici. 

I vari impianti viaggeranno separatamente: non dovrà essere consentita promiscuità tra linee di 

alimentazione, di allarme, di sicurezza, di alimentazione degli impianti antincendi, quelle 

telefoniche o di particolare importanza. 

E’ stato riscontrato che circa il 6% degli incendi in attività industriali è dovuto ad operazioni di 

saldatura e taglio. 

Per evitare l’insorgere di incendi è necessario che l’impiego di impianti mobili per saldature o 

taglio sia consentito solo a seguito di rilascio di apposito permesso scritto da parte del 

responsabile del servizio prevenzione e protezione, oppure in mancanza di questi, dal preposto 

dove l’operazione si deve svolgere, ovviamente dopo aver accertato che non sussistano 

particolari rischi e che vengano adottate le necessarie precauzioni.Sulle derivazioni di gas 
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acetilenico o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello dovrà essere inserita una 

valvola idraulica che impedisca il ritorno di fiamma.Le bombole dovranno essere tenute e 

trasportate ben fissate agli appositi carrelli.I Manometri dovranno essere mantenuti in perfetta 

efficienza e sostituiti in caso di danneggiamento. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

In corrispondenza del punto di allaccio dovrà essere inserito apposito interruttore automatico 

rapportato alla potenza massima di cui si prevede l’assorbimento, nonché interruttore 

differenziale coordinato con l’impianto di terra secondo la normativa CEI. 

Il direttore tecnico di cantiere indicherà, dopo opportuna progettazione ed indipendentemente 

dalle potenze in gioco, le modalità e i percorsi delle linee che saranno poste in modo da non 

creare interferenze fra di loro. 

Al fine di prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed 

i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie funzionali, l’installazione degli 

impianti elettrici nonché eventuali modifiche e/o allacci anche se di urgente necessità dovranno 

essere eseguiti solo da personale specializzato dipendente di ditta regolarmente abilitata, in 

base alla legge 46/90 e certificata dalla Camera di Commercio. Al termine dell’esecuzione 

dell’impianto, l’installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità corredata degli allegati 

obbligatori ai sensi della Legge 46/90 le cui copie saranno tenute in cantiere a disposizione 

degli enti preposti alla vigilanza. 

I cavi, che dovranno essere del tipo antiestinguente, dovranno avere sezioni e caratteristiche 

isolanti adeguate alle correnti da trasmettere all’utenza, alle possibili correnti di sovraccarico e 

di corto circuito nonché ai dispositivi di protezione installati. 

L’isolamento tra le fasi e verso terra lungo tutto il percorso dovrà essere scelto in funzione 

delle condizioni ambientali e di esercizio previste. 

Al fine di evitare errate interpretazioni da parte degli addetti ai lavori si ricorderanno gli 

standard delle corrispondenze colore-tensione cioè: rosso per 380V, viola per 20-25v, bianco 

per 40-50V.Non dovranno essere consentiti per alcun motivo passaggi di cavi volanti. Tutti gli 

attraversamenti a raso dovranno essere protetti contro il danneggiamento con opportune, idonee 

coperture metalliche. 

Ogni derivazione dovrà essere dotata a monte di opportuno interruttore generale e di dispositivi 

di protezione contro le sovracorrenti, i cortocircuiti e guasti di isolamento. 

L’interruttore, opportunamente segnalato, dovrà essere posto in posizione facilmente visibile 

ed accessibile ed in modo da poter essere subito individuato ed aperto in caso di necessità. E’ 

fatto obbligo di utilizzare esclusivamente spine e prese per usi industriali montate sui quadri 
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elettrici di cantiere  dove verranno indicate (mediante targhette) l’utenza alimentata, nonché le 

potenzialità di quelle disponibili. Si presterà attenzione nel porre a monte della linea la presa e 

conseguentemente a valle la spina. 

Per le linee elettriche interrate dovranno essere usati cavi isolanti conformi alle norme CEI 

20.12. Le linee interrate fino a 1000v. dovranno correre ad una profondità non minore di 50 cm 

misurata dall’estradosso del tubo previsto in PVC e di diametro non inferiore a 1,5 volte il 

diametro del cavo e comunque non inferiore a 10 cm. Le estremità dei cavi interrati dovranno 

essere bloccate nei fori di uscita con idoneo materiale ovvero con dispositivi tagliafuoco. 

Tutti i collegamenti, nessuno escluso, saranno posti in pozzetti e realizzati con muffole di 

ghisa, riempite con apposita miscela isolante essiccante all’aria. 

Nel caso si prevedano linee elettriche aeree si farà uso di schermi isolanti posti ad opportuna 

distanza in funzione della tensione di esercizio. 

In luoghi bagnati o molto umidi (ad esempio nelle zone interrate) e nei locali a contatto o entro 

grandi masse metalliche, tutti gli utensili e le lampade elettriche portatili dovranno essere 

alimentati, rispettivamente, a tensione non superiore a 50 ed a 25 volt verso terra. 

Tutti gli impianti elettrici dovranno essere costantemente controllati e dovrà essere istituito un 

registro per la verifica periodica dei collegamenti per inibire la possibilità di creazione di archi.  

Personale appositamente designato controllerà, inoltre l’efficacia della ventilazione all’esterno 

del cunicolo o la galleria dei cavi. Tale ventilazione deve impedire aumenti di temperatura 

durante il normale esercizio e consentire, almeno per un certo tempo, di mantenere sgombra dal 

fumo la galleria in caso di incendio e di poter effettuare una tempestiva azione di spegnimento. 

 

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

La dislocazione dei quadri sarà progettata e calcolata in base alla posizione definitiva delle 

principali macchine. 

Sui quadri dovranno essere installati interruttori differenziali in modo da ottenere il 

coordinamento tra il valore della resistenza di terra ed i dispositivi di protezione dell’impianto 

elettrico; nella scelta dei differenziali dovrà essere tenuta presente la necessità di selettività 

dell’impianto. 

Dovrà essere installato un quadro di zona per l’alimentazione delle varie utenze nell’area 

lavorativa specifica del cantiere. 

I quadri elettrici di distribuzione dovranno essere totalmente realizzati con apparecchiature del 

tipo a tenuta stagna, con prese fornite di interblocco di sicurezza per assicurare il possibile 

inserimento e disinserimento della spina soltanto a circuito aperto. 

Innanzi a ciascun quadro dovrà essere posta una pedana isolante, dalla quale effettuare tutte le 
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manovre. 

 

IMPIANTO DI TERRA 

Preventivamente alla realizzazione dell’impianto di terra,dovrà essere redatto un elaborato 

planimetrico recante tutte le indicazioni ad esso relative (posizione dei dispersori, ecc) e lo 

stesso dovrà essere collaudato – prima della sua messa in esercizio – da parte di ditta 

specializzata, che dovrà provvedere a rilasciarne idonea certificazione. 

L’impianto dovrà essere denunciato alle sedi A.S.L. e I.S.P.E.S.L. territorialmente competenti 

per le verifiche di legge; così pure dovrà accadere se lo stesso subirà sostanziali variazioni nel 

corso dei lavori. In cantiere dovranno essere custodite le schede di denuncia vidimate dalla 

ASL ed i relativi verbali di verifica, a disposizione di eventuali ispezioni. 

In ossequio alle norme CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori) e CEI 81-1 (protezione di 

strutture contro i fulmini) l’impianto di terra dovrà essere realizzato con un unico anello per 

impianti di utilizzazione e di protezione contro le scariche atmosferiche. Ad esso dovranno 

essere collegate, a mezzo bullonatura o saldatura, tutte le masse metalliche che si trovano in 

cantiere. 

La sezione in rame dei conduttori di terra degli impianti di utilizzazione dovrà essere non 

inferiore a 16mm
2
. 

Dovranno essere esclusi dalla necessità del collegamento a terra gli apparecchi elettrici portatili 

di classe II in quanto costruiti con isolamento doppio o rinforzato; tali apparecchi sono quelli 

contraddistinti con il simbolo del doppio quadrato inserito sulla targa caratteristica. 

La sezione dei conduttori di terra per l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

dovrà essere non inferiore a 50 mm
2
, in rame non rivestito. 

La sezione del conduttore costituente l’anello unico al quale dovranno far capo tutte le utenze 

dovrà essere di a 50 mm
2
, in rame non rivestito ma interrato. 

I dispersori di terra devono essere contenuti in appositi pozzetti con coperchi di materiale non 

ferroso e dovranno essere segnalati con apposito cartello indicatore. 

Per tutti gli impianti e le apparecchiature sottoposti a verifica obbligatoria da parte degli uffici 

della ASL e talvolta non controllati per mancanza di personale, il controllo dovrà essere 

surrogato da verifiche del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o da 

professionisti espressamente incaricati. 

Verificare spesso che i valori di resistività dell’impianto rientrino nella norma e che lo stesso 

sia mantenuto in perfetta efficienza. 
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APPARECCHIATURE E MACCHINE DI CANTIERE 

Dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza prescritti dalle normative in vigore. Esse 

dovranno essere usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalità 

previste. 

L’uso dovrà essere affidato a personale pratico, in possesso dei requisiti fisici necessari, al 

quale, ove occorrente e conveniente ai fini della sicurezza, saranno impartite particolari e 

specifiche istruzioni. 

Le apparecchiature dovranno essere oggetto di confacenti interventi atti a mantenere le 

condizioni di idoneità iniziali. 

Gli apparecchi di sollevamento dovranno essere denunciati al PMIP, al fine di verifiche 

periodiche previste dalla legge, mentre saranno regolarmente effettuati i controlli posti a carico 

dell’utente. 

Agli effetti delle interferenze tra le sovrastrutture girevoli degli apparecchi di sollevamento, 

dovranno essere stabilite procedure in accettabili condizioni, rese note e segnalate ai 

manovratori. 

L’installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da personale pratico, di adeguata 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali necessari, seguendo le prescrizioni del 

fabbricante. 

Le apparecchiature ubicate nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento, presso le 

quali si svolgeranno operazioni lavorativo a carattere continuativo, dovranno essere 

idoneamente protette ai fini del pericolo di caduta del materiali dall’alto. 

L’uso della sega circolare dovrà essere riservato solo apersonale qualificato ed istruito circa i 

rischi e le misure di sicurezza. 

Per tutti gli impianti e le apparecchiature sottoposti a verifica obbligatoria da parte degli uffici 

di prevenzione delle ASL e talvolta non controllati per carenza di personale, il controllo dovrà 

essere surrogato da verifiche del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o da 

professionisti espressamente incaricati. 

  

 

 
RISORSE PRODUTTIVE DI CANTIERE 

 

 

 

MACCHINE/APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

In questa sezione sono analizzate le macchine e le attrezzature che si presume, in questa fase, 
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possano essere utilizzate durante i lavori. 

Nell’allegato omonimo sono trattate le singole macchine / apparecchiature con i dati della 

macchina e dell’impatto che questa avrà in cantiere. 

Sono inoltre riportate le misure di sicurezza generali con le relative norme di riferimento che 

evidentemente potranno essere suscettibili di integrazioni e/o modificazioni in relazione alle 

effettive caratteristiche tecniche, di uso e manutenzione della macchina nonché alle reali 

condizioni di lavoro in cui la macchina / attrezzatura e i lavoratori andranno ad operare. 

 

MISURE DI SICUREZZA GENERALI  

Tutte le macchine dovranno avere il marchio ce o equivalente, il libretto di uso e manutenzione 

aggiornato e rispettare i contenuti della direttiva macchine (D.Lgs. 493/96 e s.m.i.). 

La verifica delle macchine e delle attrezzature dovrà essere effettuata prima che queste siano 

introdotte in cantiere, nonché  successivamente in fase di coordinamento. 

Le macchine elettriche dovranno avere un interruttore di comando generale tipo stagno e/o una 

presa del tipo interbloccato di sicurezza facilmente accessibili, inoltre gli ingressi e le uscite dei 

cavi dovranno essere perfettamente sigillati con appositi mastici autoestinguenti o con silicone. 

I comandi per la messa in moto degli organi lavoratori delle macchine dovranno essere 

chiaramente individuabili, conformati e disposti in modo da garantire manovre sicure ed essere 

protetti contro azionamenti accidentali. La macchina dovrà essere dotata di idonei dispositivi 

che rendano impossibile la rimozione delle protezioni quando essa è in moto, provocandone 

l’arresto automatico allo smontaggio della protezione oltre che rendere impossibile la rimessa 

in funzione se non dopo il ripristino di suddette protezioni. 

Il cavo elettrico di alimentazione, ancorché integro nel suo rivestimento protettivo esterno, 

dovrà essere ulteriormente protetto contro i pericoli di aggressioni meccaniche mediante 

interramento previo inserimento in apposita tubazione in PVC. 

L’utilizzo di macchine e impianti dovrà essere consentito esclusivamente a personale 

addestrato e istruito. 

Preme ricordare che è obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle 

macchine ad esempio ingranaggi e gli altri organi o elementi di trasmissione, per evitare ogni 

pericolo di cesoiamento, schiacciamento, trascinamento, nonché munire di idonei schermi 

protettivi le macchine che, nell’utilizzo, possano rompersi con conseguente proiezione di 

materiali. 

Indipendentemente dalla presenza di dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e 

svolgere operazioni di registrazione e/o riparazione su organi in moto o sotto tensione elettrica. 

Si dovrà provvedere affinché sia sempre garantito il collegamento a terra di tutte le masse 
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metalliche mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore 

esterno in rame, di sezione 16mm
2
, bullonato alla struttura metallica della macchina e collegato 

all’impianto di terra unico del cantiere. 

I passaggi e i posti di lavoro andranno protetti contro la rottura di organi di trasmissione e 

dovranno essere installate protezioni appropriate e conformi all’organo da proteggere in 

prossimità di ingranaggi, catene di trasmissione, cinghie, ecc.. che comportano pericolo di 

trascinamento, di strappo e di schiacciamento. 

Le macchine, gli impianti ed attrezzature dovranno essere tenuti in efficienza con 

manutenzione preventiva e programmata. 

 

SCHEDE MACCHINE E ATTREZZATURE 

Le schede di sicurezza delle macchine e attrezzature tipo individuate nel relativo indice, hanno 

carattere esemplificativo e non esaustivo relativamente alle procedure e tipologie descritte. Il 

direttore tecnico di cantiere, pertanto avrà l’onere di farle proprie ed integrarle adattandole alle 

specifiche caratteristiche di ciascun mezzo o attrezzature utilizzate nel corso dei lavori prima 

dell’inizio delle fasi lavorative, informando preventivamente il coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori che si riserva di accettarle. 

Si rammenta che per effetto della ‘formazione ed informazione’  cosi come definite dal D.Lgs 

626/94 l’impresa dovrà istruire il personale che sarà utilizzato all’uso delle macchine e/o 

attrezzature, fornire copie dei manuali di uso e manutenzione della macchina, ed assicurarsi 

che le istruzioni impartite siano state idoneamente comprese. 

 

ADDETTI AI LAVORI 

Nell’esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della 

mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative. 

L’identificazione e la conseguente valutazione dei rischi dovrà essere stata eseguita dal datore 

di lavoro ai sensi dell’art.2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e portata a conoscenza dei lavoratori. 

Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e aver ricevuto adeguate informazioni sui 

rischi specifici della mansione e un idonea formazione in merito alla corretta esecuzione dei 

lavori in sicurezza. 

Nell’ambito dell’erogazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i 

cui compiti c’è quello di promuovere l’elaborazione l’individuazione e l’attuazione delle 

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro. 
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COORDINAMENTO TRA IMPRESA, SUBAPPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI 

Chiunque graviti nell’area di cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del 

presente Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; l’impresa esecutrice avrà 

il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza 

dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rilevarsi pericolose.  

Pur tuttavia il piano di sicurezza redatto in fase di progettazione, suscettibile di modifiche ed 

integrazioni in funzione di situazioni non previste e prevedibili al momento, dovrà essere reso 

noto a tutto il personale del cantiere per quanto di competenza, comprese le ditte 

subappaltatrici, con l’intento di eseguire un’accurata opera di informazione sui pericoli che si 

possono incontrare nello svolgimento del lavoro, in modo che esso venga eseguito nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le ditte dovranno accettare il 

presente piano di sicurezza (e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendo prima 

dell’inizio dei lavori, e per quanto riguarda le loro fasi di lavoro, esse dovranno integrarlo con 

un piano particolare ( che però non può essere in contrasto con il presente ). In tal caso il PSC 

dovrà essere considerato come un punto di partenza per tutte le ditte subappaltatrici che 

dovranno lavorare in cantiere (es. lavori ed opere speciali, fornitura in opera degli impianti, 

ecc.) per la redazione dei propri rapporti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 che 

dovranno essere armonizzati al suddetto piano e che dovranno riportare tutte quelle notizie che 

‘gioco forza ‘ non sono state indicate. 

Per una migliore formazione e informazione di quanti anche saltuariamente saranno coinvolti 

nella vita di cantiere l’impresa affidataria dovrà provvedere anche con la distribuzione di 

opuscoli (se necessari differenziati per categorie di lavoro), che contengono le informazioni 

necessarie sui rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e 

divieti da rispettare. 

In particolare lo scambio informativo dovrà contenere i contenuti minimi di cui alla tabella che 

segue: 

 

SCHEDA DI SCAMBIO INFORMATIVO 

Denominazione  

Sede legale  

Tel.  fax  

Rappresentante legale  

Nato a   Prov.  il  

Residente in  città  

Tel.  fax  

In qualità di   
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Responsabile sicurezza  

Nato a   Prov.  il  

Residente in  città  

Tel.  fax  

Rappresentante 

lavoratori 

 

Nato a   Prov.  il  

Residente in  città  

Tel.  fax  

Sede delle riunioni di coordinamento per gli 

interventi di prevenzione e protezione 

 

Grafici di cantiere e successive rielaborazioni  

Tipo di lavorazioni in atto nelle aree in cui 

l’impresa esecutrice andrà ad operare 

 

Numero di addetti impegnati nelle zone in cui 

l’impresa esecutrice andrà ad operare e relativi 

orari per eventuali turni di lavoro 

 

Disponibilità ed ubicazione dei servizi igienici 

mensa e spogliatoi 

 

Planimetrie individuanti la rete fognaria 

telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili 

o tecnici 

 

Disponibilità e ubicazione di locale adibito al 

primo intervento di pronto soccorso /cassetta 

pronto soccorso 

 

Disponibilità e ubicazione degli apparecchi 

telefonici da utilizzare per comunicazioni 

interne/esterne  

 

Attrezzature / impianti di proprietà dell’impresa 

aggiudicatrice messe a disposizione per 

l’eventualità di uso promiscuo 

 

Nominativi di eventuali lavoratori dell’impresa 

aggiudicatrice che collaboreranno con l’impresa 

esecutrice 

 

Ubicazione ed individuazione di eventuali 

impianti pericolosi che dovranno essere eserciti 

durante i lavori 

 

Luoghi presso i quali è data la possibilità di 

organizzare un deposito di materiali attrezzature 

dell’impresa esecutrice 

 

Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita 

agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei 

(allegare planimetria della distribuzione 

specificando le zone, se esistenti, con presenza 

di linee elettriche aeree con conduttori non 

protetti meccanicamente, per le quali i lavori 

debbono essere svolti ad una distanza 
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superiore a 5 m.) 

Punti dell’alimentazione elettrica dove è 

possibile installare quadri elettrici di derivazione 

per eventuali allacciamenti  

 

Rischio di esplosione o incendio (descrivere i 

mezzi di estinzione e allegare planimetrie delle 

zone a rischio di esplosione o incendio e 

collocazione dei mezzi di estinzioni e delle vie di 

esodo) 

 

Illustrazione e trasmissione del piano di 

emergenza adottato per il cantiere e 

comportamenti da adottare in caso di 

emergenza 

 

Zone interessate alla movimentazione e 

deposito dei carichi 

 

Zone per le quali dovranno essere adottate 

sistemi e misure di protezione particolari 

 

Macchine e/o impianti per i quali dovranno 

essere adottati sistemi e misure di protezione 

particolari 

 

Zone ad accesso controllato per le quali è 

necessaria un autorizzazione scritta da parte del 

rappresentante o dal responsabile alla sicurezza 

dell’impresa aggiudicatrice 

 

Elenco prodotti e materiali pericolosi che 

possano essere presenti nelle aree in cui 

interverrà l’impresa esecutrice 

 

Luoghi per i quali è possibile l’esposizione, per i 

lavoratori dell’impresa esecutrice ad agenti 

chimici, fisici o biologici 

 

Tipologia del terreno, solai, coperture ecc. dovre 

l’impresa esecutrice dovrà eseguire lavori 

 

Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le 

posizioni di lavoro in quota 

 

Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in 

quota 

 

 

Il coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (art. 89 del D.Lgs 81/08) 

avendo l’obbligo di assicurare l’applicazione delle disposizioni presenti nel PSC da parte delle 

imprese e lavoratori autonomi, procederà avvalendosi anche di opportune riunioni di 

coordinamento (convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni programmate , 

con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare). 

L’attuazione del coordinamento avverrà tramite l’istituzione di: 

- comitato di coordinamento di cantiere tra datori di lavoro; 
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- comitato di coordinamento di cantiere tra rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi dei suddetti comitati (consigliabile 

ogni tre mesi) 

- direzione delle attività di sicurezza del cantiere ; 

- sorveglianza dei requisiti di sicurezza del cantiere. 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori concorderà con il direttore dei lavori le procedure 

più opportune per armonizzare i rispettivi ruoli in merito alla gestione ed alla sicurezza del 

cantiere (gestione comune del giornale di cantiere, partecipazione alle riunioni di 

coordinamento , informazioni reciproche, ordini di servizio ecc..) 

In particolare, a mezzo del giornale dei lavori e con ordini di servizio, egli potrà comunicare 

all’impresa principale (che sarà tenuta a rispettare e far rispettare dai subappaltatori, anche con 

provvedimenti disciplinari previsti nei contratti di lavoro): 

diffide al rispetto delle norme; 

richieste di allontanamento della ditta o del lavoratore recidivo; 

la sospensione delle fasi di lavoro interessate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Si rammenta all’impresa che per l’inosservanza delle norme vigenti in generale e per i 

contenuti del PSC in particolare, lo stesso coordinatore potrà adottare i provvedimenti che più 

riterrà opportuni  (tra quelli compresi nel D.Lgs 81/08). 

L’impresa esecutrice dovrà tener conto che anche i fornitori esterni ed i visitatori costituiscono  

potenziali pericoli attivi e passivi, per cui sarà opportuno che ne disciplini le presenze in 

cantiere considerando, tra l’altro, che è statisticamente provato che i giorni in cui accadono più 

incidenti nei cantieri sono il lunedì ed il venerdi mentre il giorno più sicuro è il mercoledì 

(quando si suppone che le lavorazioni procedano a regime). 

 

 

 
RISORSE PROTETTIVE DI CANTIERE 

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata dal medico competente incaricato dall’impresa 

esecutrice ed avrà il compito di : 

- accertare preventivamente l’assenza di controindicazioni al lavoro e l’idoneità alle mansioni 

specifiche di ogni singolo lavoratore; 

- esprimere giudizi di idoneità specifica al lavoro; 

- istituire per ogni lavoratore esposto all’agente una cartella sanitaria e di rischio da custodire 
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presso il datore di lavoro, con la salvaguardia del segreto professionale; 

- accertare periodicamente, nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo 

lavoratore, esprimere il giudizio sulla conferma di idoneità alla mansione specifica ed 

aggiornare le cartelle sanitarie; 

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario; 

- partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, esprimendo 

pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni. 

 

FORMAZIONE 

Committente ed impresa esecutrice, per i rispettivi compiti, provvederanno alla formazione ed 

informazione del proprio personale – anche congiuntamente – sia per le esercitazioni in materia 

di pronto soccorso che per quelle antincendio e di evacuazione.  

Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine. 

Nel presente cantiere di lavoro ai fini dell’adempimento degli obblighi art. 102 del D.Lgs. 

81/08 da parte del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, prima dell’accettazione del 

presente Piano e delle eventuali modifiche significative che dovessero intervenire nel corso dei 

lavori, lo stesso datore consulterà i rappresentanti per la sicurezza fornendogli eventuali 

chiarimenti. 

L’abbattimento del rischio infortuni è legato strettamente al grado di formazione professionale 

degli addetti ai lavori che determina comportamenti idonei nelle varie fasi lavorative. 

Se nel caso saranno svolti programmi di formazione in funzione del quadro complessivo dei 

rischi emersi durante la fase cognitiva, analitica e progettuale eseguite dall’impresa prima 

dell’inizio dei lavori; essi saranno sviluppati in armonia con le indicazioni che forniranno gli 

organismi paritetici territoriali. 

 

INFORMAZIONE (art. 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

Si provvederà inoltre ad informare : 

tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività di cantiere prevista; 

tutti i lavoratori sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

tutti i lavoratori sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, 

l’evacuazione dei lavoratori; 

tutti i lavoratori sulle nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente; 

tutti i lavoratori sulle nomine dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 18 

del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  
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lavoratori interessati da nuovi dpi e nuove procedure di sicurezza; 

tutti i lavoratori ogni volta che sarà installata una nuova macchina o un nuovo attrezzo 

tutti i lavoratori ogni volta che sarà modificata una procedura operativa. 

 

MONITORAGGIO 

 

Indipendentemente dalla procedura di valutazione del rischio da ripetere in occasione  di 

modifiche significative per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si prevede di rifare 

periodicamente le operazioni di analisi sistematica su tutte le postazioni di lavoro, per 

verificare l’idoneità delle misure di sicurezza previste ovvero l’eventuale presenza di nuove 

situazioni di carenza e sicurezza. 

 

VERIFICHE PERIODICHE E PULIZIA DEL CANTIERE 

 

Si provvederà a stabilire e cadenzare le verifiche periodiche per tutte le opere provvisionali, gli 

impianti, i macchinari, i ponteggi, i tra battelli, ecc.. in uso presso il cantiere per evitare che il 

ripetersi di impercettibili modifiche possa col tempo divenire modifiche sostanziali a scapito 

della sicurezza. 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

La segnaletica di sicurezza non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze 

della sicurezza del cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate. Essa non potrà 

sostituire, evidentemente, le misure di prevenzione ma dovrà favorire l’attenzione su qualsiasi 

cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure ecc..) ed essere in 

sintonia con i contenuti della formazione e informazione del personale. In questo cantiere la 

segnaletica (che comprenderà cartelli di avvertimento di divieto, prescrizione, evacuazione e 

salvataggio, antincendio, informazioni) dovrà essere esposta – in maniera stabile e ben visibile 

– nei punti strategici e di maggiore frequentazione, quali : 

 

l’ingresso del cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso cantiere ed agli 

estremi della notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente; 

l’ufficio e il locale ricovero e refettorio, anche con richiami alle norme di sicurezza; 

i luoghi di lavoro (area del fabbricato, area lavorazione ferro e carpenteria, area deposito 

materiali , mezzi ed attrezzature ), con riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in 
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atto. 

Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri 

elettrici. 

 

IMMISSIONE RUMOROSA 

 

L’abbattimento del rischio infortuni potrà essere ottenuto tramite protezioni antifoniche ovvero 

con pareti antifoniche. 

La scelta di utilizzare suddetti dispositivi di protezione collettiva sarà presa dal direttore 

tecnico di cantiere che, nel caso non consideri opportuna siffatta soluzione per impossibilità 

organizzativa all’interno del sito, potrà prevedere protezioni individuali tipo auricolari idonei in 

funzione delle rilevazioni fonometriche eseguite, tenendo evidentemente conto di eventuali 

limitazioni fisiche dei lavoratori. 

 

TRINCEE 

 

La garanzia di stabilità della scarpata dovrà essere certificata dal direttore tecnico di cantiere 

con apposito verbale trasmesso al coordinatore per l’esecuzione e per conoscenza al 

responsabile dei lavori. 

L’efficienza delle armature sarà garantita dal direttore tecnico di cantiere con apposito verbale 

trasmesso al coordinatore per l’esecuzione e per conoscenza al responsabile dei lavori. 

 

PONTEGGI 

 

Per i lavori da eseguire ad un altezza superiore a m. 2.00 dovranno essere predisposte idonee 

opere provvisionali atte ad evitare il pericolo di caduta di persone e/o cose.  

Il montaggio e lo smontaggio di dette opere dovrà essere eseguito sotto la diretta sorveglianza 

del preposto ai lavori. 

Sarà consentito l’uso di ponti su cavalletti non muniti di normale parapetto (art. 139 del D.Lgs 

81/08 e s.m.i.) a condizione che: 

- siano usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno dell’edificio, 

non superino l’altezza di m. 2.00, 

- abbiano impalcati di larghezza non inferiore a cm 90, fissati ai cavalletti di appoggio e 

costituiti da tavole bene accostate fra loro, senza parti a sbalzo superiori a cm 20, 

- non siano sovrapposti ad altri cavalletti, 
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non abbiano i montanti costituiti da scale a pioli, 

i cavalletti che contengono gli impalcati dovranno: 

- appoggiare su pavimento solido e ben livellato, 

- avere, se in legno, piedi irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, 

- essere due, posti tra loro a distanza non superiore a m. 3,60, quando si usano tavole aventi 

sezione trasversale non inferiore a cm 30x5 e lunghezza m 4.00, 

- essere tre, quando si usino tavole aventi sezione trasversale inferiore a cm 30x5 e comunque 

non inferiori a cm 20x4. 

 

Sarà consentito l’uso del tra battello a condizione che: 

 

- si blocchino le ruote durante lo stazionamento, 

- non si effettuino spostamenti con materiali e/o persone su di esso, 

- si salga solo dall’interno, passando attraverso le apposite aperture o botole della piattaforme, 

- si evitino pericolosi avvicinamenti ad eventuali linee elettriche aeree in tensione durante il 

montaggio e gli spostamenti, 

- si scarichino le eventuali uni di estensione facendo uso degli appositi sistemi di bloccaggio, 

- si faccia rientrare il ponteggio al termine del lavoro e prima di effettuare spostamenti 

 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 

Per il sollevamento manuale dei carichi occorrerà: 

 

- valutare lo sforzo e il peso necessario; 

- controllare che il percorso da effettuare sia sgombero da intralci e ci sia lo spazio sufficiente 

per garantire la libertà di movimento; 

- appoggiare i piedi su superfici resistenti non sdrucciolevoli; 

- distribuire correttamente lo sforzo fra i vari fasci muscolari per non sovraccaricare la colonna 

vertebrale, tenendo la schiena più eretta possibile; 

- esercitare l’azione di sollevamento prevalentemente con le gambe mantenendo il carico 

vicino al corpo; 

 

per il trasporto dei carichi amano occorrerà : 

 

- servirsi di cinghie, portantine e bretelle, bilancieri, ecc. curando di avere sempre la visuale 
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libera; 

- se nel caso di  una sola persona e nel caso di materiali di particolare lunghezza (tavole, tubi, 

scale), la parte anteriore andrà tenuta sollevata oltre l’altezza d’uomo, specialmente nei cambi 

di direzione o in prossimità di angoli; 

- se nel caso di più persone che sollevino, trasportino o posino a terra un carico, sarà necessario 

che i loro movimenti siano coordinati. Una sola di tali persone dovrà, pertanto , guidare 

l’azione delle altre; 

- ogni spostamento di pali, fusti o altri materiali simili, dovrà essere effettuato in modo da 

evitare movimenti incontrollati degli stessi; 

- vietare lo scarico per caduta; 

 

per il sollevamento con mezzi meccanici dei carichi occorrerà  : 

 

- utilizzare mezzi appropriati alla natura, alla forma, al volume del carico ed alle condizioni di 

impiego ; 

- verificare l’efficienza dei mezzi, in particolare delle corde, delle funi metalliche, delle catene, 

dei ganci e segnalare le eventuali anomalie; 

- rispettare la portata dei mezzi facendo attenzione, in particolare, quando questa vari con il 

variare delle condizioni d’uso; 

- controllare che il percorso dei mezzi e del carico sia sgombro da qualsiasi intralcio; 

- segnalare acusticamente l’inizio delle operazioni; 

- controllare che il posto di manovra consenti una perfetta visibilità di tutta la zona di azione 

del mezzo; qualora ciò non fosse possibile, si dovrà predisporre un servizio di segnalazione da 

parte di altro operatore; 

- curare la corretta imbracatura dei carichi imponendo lo scorrimento delle funi sia sul carico 

che sul gancio ed evitando strisciamenti delle stesse su spigoli vivi; piegamenti con piccolo 

raggio di curvatura e torsioni multiple; 

- assicurarsi della stabilità del mezzo e del suo carico; 

- assicurarsi che il carico non sia incollato (da vernici, guarnizioni o altro) a strutture fisse; 

- porre i ganci in struttura baricentrica e non effettuare tiri inclinati onde impedire oscillazioni 

pericolose al momento del distacco del carico dal piano d’appoggio; 

- alzare il carico, inizialmente solo quanto basta per provare se sia equilibrato, e 

successivamente, procedere nel sollevamento a velocità regolare fino all’altezza necessaria per 

passare con sicurezza sopra tutti gli ostacoli che possono trovarsi lungo il percorso; 

- non far intervenire i fine corsa per bloccare lo spostamento dei ponti gru o l’innalzamento dei 
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carichi. L’intervento dei fine corsa dovrà essere previsto solo in caso di emergenza; 

- non sostare, transitare sotto i carichi sospesi e nelle zone che potrebbero essere esposte alla 

caduta degli stessi, anche quando non siano eseguiti i movimenti di traslazione; 

- posare lentamente il carico su appoggi di adeguata resistenza e assicurarsi che lo stesso non 

possa rovesciarsi dopo aver allentato le imbracature ; 

- togliere le eventuali imbracature del gancio e farlo risalire ad un’altezza tale da escludere il 

pericolo di urtarlo; 

- non aumentare i contrappesi predisposti dal costruttore allo scopo di ottenere una maggiore 

prestazione, per non provocare pericolose sollecitazioni nella struttura e nei singoli organi del 

mezzo; 

- assicurarsi, quando il mezzo di sollevamento richieda l’uso degli stabilizzatori, che il terreno 

non sia cedevole; 

- mettere tavole e traversine in legno di adeguata resistenza sotto i piedi degli stabilizzatori per 

aumentare e regolarizzare la superficie di appoggio  onde impedire il ribaltamento del mezzo 

stesso durante il sollevamento; 

- non percorrere le vie di corsa di mezzi per il sollevamento e le sedi dei piani inclinati, se non 

esistono idonei passaggi; 

 

SERVIZI DI CANTIERE 

 

entro quindici giorni dall’avvio lavorativo del cantiere si dovrà metter a disposizione dei 

lavoratori: 

un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante la stagione invernale; 

un locale uso refettorio, convenientemente arredato che presenti superfici facilmente lavabili e 

tali comunque da garantire una decorosa igiene, dotato di uno scaldavivande e riscaldato 

durante la stagione invernale; 

servizi igienico sanitari con acqua corrente e disponibilità – all’occorrenza – di quella calda. 

 

Si dovrà provvedere ad assicurare un efficiente sistema di drenaggio del terreno su cui saranno 

installate le baracche di cantiere onde evitare il ristagno dell’acqua piovana. 

 

I locali che in questa fase si prevedono di tipo monoblocco a strutture metalliche coibentate, 

dovranno essere collegati elettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche, 

mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 25 mm
2
, bullonati o saldati alla struttura 

portante del locale e facenti capo ad un impianto di terra efficiente. 
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Ciascun locale dovrà essere collegato all’impianto di terra direttamente e non attraverso altri 

locali. 

In ogni locale deve essere installato un interruttore magnetotermico differenziale con 

sensibilità di intervento di 0,03 A a monte della linea. 

 

L’efficienza del suddetto interruttore dovrà essere verificata quotidianamente all’aperture del 

cantiere da un addetto appositamente designato, a mezzo dell’apposito pulsante di prova. 

L’impianto elettrico interno dovrà essere fornito di interruttore onnipolare e realizzato 

totalmente in tubazioni isolanti con idonee giunzioni   in apposite cassette di derivazione. 

Ogni zona dove si prevede l’installazione di uno o più locali dovrà essere dotata di un estintore 

mobile del peso di almeno 10kg verificato almeno con cadenza semestrale da ditta 

specializzata e posto all’esterno in posizione baricentrica rispetto all’area da proteggere. 

 

DEPOSITI DI MATERIALE 

 

Materiali ed attrezzature saranno depositati in aree predisposte. In funzione dei materiali e dei 

volumi in gioco il direttore tecnico di cantiere deciderà l’utilizzo di sistemi antislittamento. 

Al fine di ridurre la probabilità di ribaltamento dei mezzi, in particolar modo durante la delicata 

fase di scarico saranno previste apposite aree piane orizzontali . 

Le cataste avranno altezza e conformazioni atte ad evitare possibili, intempestivi spostamenti e 

la ripartizione dei carichi sul terreno dovrà essere effettuata in modo adeguato, correlato al tipo 

di consistenza della superficie d’appoggio. 

Il deposito dei pannelli di armatura, tra i vari utilizzi, dovrà essere effettuato in modo che sia 

assicurata la stabilità anche sotto l’effetto di improvvise raffiche di vento pertanto, dette 

attrezzature verranno saldamente vincolate. 

L’ordine e la pulizia costituiscono un elemento di notevole importanza nella prevenzione 

dell’incendio. L’accumulo disordinato dei materiali costituisce un elevato rischio. Dovrà essere 

fatto divieto di occupare i corridoi e gli spazi di manovra esterna che possano bloccare le vie di 

esodo e/o ostacolare l’accesso dei mezzi di soccorso, in caso d’incendio; pur tuttavia ritiene 

opportuno consigliare che l’allontanamento dei materiali di scarto od i ritagli di lavorazione 

avvenga frequentemente, in special modo se si tratta di materiali combustibili.  

 

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si ritiene che in cantiere non possa mancare un 
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minimo di attrezzatura per questo scopo. 

Di seguito si elenca il contenuto necessario della cassetta di pronto soccorso 

guanti monouso in vinile o in lattice 

visiera paraschizzi 

confezioni di acqua ossigenata 

confezioni di clorossidante elettrolitico 

compresse di garze sterili 10x10 in buste singole 

compresse di garze sterili 18x40 in buste singole 

pinzette sterili monouso 

confezioni di rete elastica n°5 

confezioni di cotone idrofilo 

confezioni di cerotti pronto uso 

rotoli di benda orlata alta cm 10 

rotoli di cerotto alto cm 2,5 

un paio di forbici 

lacci emostatici 

confezioni di ghiaccio pronto uso 

coperta isotermica monouso 

sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

un termometro 

 

la cassetta di pronto soccorso dovrà essere conservata in un luogo pulito e accessibile. 

 

Cosi come previsto nell’allegato di stima è prevista la dotazione di n° 7 cassette distribuite una 

per ogni cantiere. E’evidente che i presidi elencati sono da considerarsi di minima. Il medico 

competente potrà decidere di integrare le attrezzature con altri presidi ritenuti utili. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Laddove possibile, tenuto conto delle situazioni del sito, si dovranno sempre privilegiare le 

protezioni collettive rispetto a quelle individuali che pertanto devono essere considerate 

importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali ed alle prescrizioni ed 

istruzioni lavorative. 

Ai sensi dell’art. 18 D.Lgs 81/08 e s.m.i. in considerazione dei rischi che non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione , da mezzi di protezione 
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collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati 

dispositivi di protezione individuali. 

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere: 

 

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

- scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute del lavoratore. 

 

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere corredati di adeguate istruzioni sul loro 

utilizzo; essi dovranno essere usati soltanto per gli usi previsti conformemente alle 

informazioni del costruttore. 

La dotazione dei dispositivi di protezione individuale dovrà essere personale. 

Nel caso fosse necessario adottare dpi multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da 

mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi 

corrispondenti. 

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere sempre in perfette condizioni di 

efficienza e d’igiene talchè l’integrità dei singoli dispositivi dovrà essere completa e 

frequentemente verificata; essi dovranno fornire un efficace protezione dai rischi specifici 

presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 

Nei casi in cui sia ritenuto necessario l’uso dei dpi di cui dell’art. 18 D.Lgs 81/08 e s.m.i. i 

lavoratori dovranno essere sottoposti al programma di formazione e addestramento organizzato 

dal proprio datore di lavoro. 

Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 

dpi. 

Nel caso i lavoratori riscontrassero difetti o anomalie nei dpi messi a loro disposizione, sono 

tenuti a segnalarle immediatamente al loro datore di lavoro o al dirigente preposto. 

Nell’allegato omonimo sono fornite schede dei dpi usualmente utilizzati nei cantieri edili; esse 

sono state redatte nell’ottica della formazione e informazione degli operatori del cantiere. 

Ognuna di esse dovrà essere opportunamente firmata, dopo essere stato edotto del contenuto 

della scheda, da ciascun operatore a cui saranno consegnati i dispositivi di protezione 

individuale relativi, quale riscontro dell’avvenuto recepimento delle indicazioni in esse 

contenute nonché delle informazioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione delle case 

costruttrici. 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 40 

 

 
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(art. 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 
 

 

 

Al  fine di non sottovalutare i rischi connessi alle attività specifiche dei cantieri che pongono 

l’edilizia al primo posto nei rilevamenti statistici degli infortuni sul lavoro il D.Lgs 81/08 e 

s.m.i. prevede che il documento contenga una relazione sulla valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la 

valutazione stessa. 

Nell’ affrontare l’analisi dei rischi inerenti ai < criteri di progettazione > e le < modalità di 

esecuzione > - riferendosi anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive 

simili – è stata data grande importanza all’interpretazione dei dati statistici dell’INAIL . Essi 

aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni più a rischio, i rischi più diffusi e la 

gravità delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di 

approfondirne la conoscenza indicandone – tra l’altro – gli indici di frequenza e gravità. 

Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di 

progettazione e gli strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza. 

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese 

in considerazione è scaturita la successiva << Valutazione dei rischi >> che tiene conto della : 

 

identificazione delle fonti potenziali di pericolo nelle fasi lavorative; 

identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali; 

valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 

studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante 

provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate 

 

Ciò ha permesso di sviluppare un Programma di esecuzione dei lavori modellato per fasi 

lavorative e procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori con lo scopo di indirizzare la << 

sicurezza >> e fornendo pertanto, i contenuti dei piani operativi redatti dall’impresa esecutrice 

nel rispetto della propria autonomia organizzativo-funzionale (ex art.2, comma 1, lettera f ter, 

D. Lgs n° 528/99). 

A seguito della valutazione del rischio e della predisposizione delle schede per ogni singola 

attività lavorativa del cantiere, dovranno essere realizzati interventi di prevenzione, ovvero 
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dove ciò non sia possibile, si provvederà a ridurre l’entità del rischio mediante interventi di 

protezione. 

La stima del rischio, basata su metodi probabilistici, è espressa in funzione di due variabili: 

 

P) che rappresenta la probabilità di accadimento dell’evento non voluto 

M) la magnetudo, cioè l’entità del danno presunto. 

 

Pertanto la riduzione del rischio può essere ottenuta nei seguenti modi: 

 

1) effettuando interventi di prevenzione : informando e formando il personale, controllando 

regolarmente le apparecchiature di sicurezza e imponendo l’ordine, la pulizia dei locali e delle 

attrezzature ecc.., si avrà una sensibile riduzione della frequenza o probabilità di accadimento  

 

2) effettuando interventi di protezione : facendo uso di dispositivi di protezione individuale, 

installando impianti di sicurezza fissi o mobili, ecc. si avrà una sensibile riduzione della 

magnetudo. 
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PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 

 

 

Il presente programma di esecuzione lavori è stato redatto in fase preventiva, pertanto esso è 

finalizzato all’individuazione delle fasi di lavoro presunte e delle eventuali sovrapposizioni su 

basi teoriche  

Esso va interpretato tenendo conto che non è possibile in questa fase far aderire il programma 

alle reali situazioni che si configureranno nel cantiere in quanto non si conosce – allo stato – la 

capacità produttiva (uomini, mezzi, organizzazione di lavoro, ecc.) dell’impresa capofila né 

tantomeno quella delle eventuali subappaltatrici. 

Ciò premesso appare chiaro che il programma proposto non vuole né può sostituirsi a quello 

dell’impresa appaltatrice predisporrà prima dell’inizio dei lavori. 

In questa fase sono risultate le fasi lavorative che sono riepilogate nella tabella che segue. 

 

FASI LAVORATIVE 

N° d’Ordine Riferimento programma di Gant 

01.1 Esecuzione recinzione di cantiere 

01.2 Tracciamento e procedure macchine operatrici 

01.3 Delimitazioni – barriere fisse 

01.4 Delimitazioni – barriere mobili 

01.5 Carico e scarico macchine operatrici da autocarro 

01.6 Preparazione area baraccamenti 

01.7 Posa baraccamenti prefabbbricati 

01.8 Organizzazione pronto soccorso 

01.9 Organizzazione mezzi antincendio 

01.10 Gruppo elettrogeno 

01.11 Impianto elettrico di cantiere 

01.12 Impianto di terra e contro le scariche atmosferiche 

01.13 Allacciamenti e opere di fognatura baraccamenti 

01.14 Predisposizione deposito rifiuti 

01.15 Viabilità esterna al cantiere 

01.16 Viabilità interna al cantiere 

01.17 Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 
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01.18 Deposito materiali nell’area di cantiere 

01.19 Deposito sostanze infiammabili e/o esplosive nell’area di cantiere 

01.20 Installazione ed uso della molazza o impastatrice in genere per la preparazione 

della malta 

02.1 Scavi di trincea manuali - Scavi di trincea con macchine 

02.3 Armatura degli scavi 

02.4 Ponteggio metallico a tubi e giunti e/o ad elementi innestabili 

02.5 Trabattelli 

03.1 Verifiche, controlli e manutenzione 

03.2 Esecuzione getto con autobetoniera 

03.3 Esecuzione getto con pompa idraulica (se necessaria) 

03.4 Posa in opera di massetto di sottofondo 

03.5 Posa elementi prefabbricati 

03.6 Posa in opera di tubazioni 

03.7 Saldatura elettrica 

04.1 Saldatura con cannello ossiacetilenico 

04.2 Smontaggio impalcature 

04.3 Smontaggio armature scavi 

05.1 Rinterro 

05.2 Posa di cordoni e zanelle 

05.3 posa in opera di massicciata e costipamento 

05.4 pavimentazione (strato di binder ed usura) 

05.5 Carico materiali su automezzi 

06.1 Smontaggio macchine 

17.1 Smontaggio ponteggio e castelli di tiro 

17.2 Smontaggio macchine 

17.3 Smontaggio baraccamenti 

17.4 Carico materiali su automezzi 
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PROGRAMMA DI GANT 

 

La progettazione della sicurezza del cantiere esige un’approfondita conoscenza di tutte le fasi 

lavorative, progressive e necessarie per la realizzazione dell’opera. 

Si riporta dunque un << piano di esecuzione lavori >> preventivo che restituisce in forma 

sintetica, utilizzando il diagramma di Gant: 

le fasi e le lavorazioni con i relativi tempi di esecuzione previsti; 

le imprese, e/o subappaltatori e/o lavoratori autonomi impegnate contemporaneamente o per 

fasi successive; 

le eventuali sovrapposizioni di lavorazione onde rilevare potenziali fasi critiche ed eventuali 

incompatibilità tra le stesse fasi lavorative; 

il numero di uomini e le rispettive mansioni nella realizzazione dei lavori. 

Appare appena il caso di ribadire il carattere preventivo e provvisorio del piano dei lavori, che 

quindi non solleva l’impresa esecutrice dall’obbligo di presentare un proprio programma 

esecutivo prima dell’inizio dei lavori, in sostituzione di questo provvisorio, riportato in 

appendice. 
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N.
O. 

OPERE DA REALIZZARE 
MESI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  RIPARTIZIONE SCIENTIFICA 

1 
P. S1:                                                  

STABULARIO/BIOBANCA                                                 

2 
P. T.:                                                  

DIDATTICA                                                 

3 
P. 1°:                                                 

LABORATORI 1-2-3-4                                                 

4 
P. 2°:                                                  

LABORATORI 5-6-7-8                                                 

5 
P. 3°:                                                  

ANATOMIA PATOLOGICA - LAB. N. 
9                                                 

6 
P. 4°:                                                  

EX STABULARIO DEMOLIZIONI                                                 

  NUOVO BLOCCO OPERATORIO 

7 
NUOVO BLOCCO OPERATORIO                                                 
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STIMA DEI COSTI PREVENTIVI 

(D. Lgs 81/08) 

 

 

 

E’ stata eseguita una determinazione di tipo analitico, basata sugli appositi prezzari della 

sicurezza. 

Essa è stata restituita sotto forma di stima nell’omonimo allegato. 

I costi saranno scorporati dall’appalto e non saranno soggetti a ribasso d’asta in quanto è quasi 

superfluo sottolineare che i costi della sicurezza sono inclusi in ogni articolo dell’elenco prezzi 

utilizzato. 

Le norme pregresse che regolano la sicurezza e la salute dei lavoratori e che sono ancora oggi in 

vigore, evidentemente incidono o meglio hanno sempre inciso sull’importo complessivo delle 

opere. 

Se cosi non fosse anche i prezzari ufficiali ed i relativi capitolati avrebbero contribuito ad 

infrangere o quanto meno ad eludere fino ad oggi tutte le norme che regolamentano la sicurezza 

sul lavoro. 

Pertanto la stima intende soprattutto evidenziare che i < costi della sicurezza > non possono 

essere ignorati e sottovalutati – sia da parte dell’impresa esecutrice che da parte del committente 

– perché costituiscono un fattore indispensabile per la salvaguardia e la sicurezza di lavoratori 

diretti e di terzi. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Gli oneri economici relativi al costo per la sicurezza sono comprensivi all’importo dei lavori, per 

un totale costi della sicurezza pari ad € 167.433,02 (euro 

centosessantasettemilaquattrocentotretantre/02) di cui i costi della sicurezza diretti 

corrispondono a € 132.384,74 (euro centotrentaduemilatrecentoottantaquattro/74) mentre gli 

oneri della sicurezza indiretti corrispondono a € 35.048,28 (euro trantacinquemilaquarantotto/28) 

iva esclusa non soggetti a ribasso d’asta. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso 

d’asta, si è proceduto a distinguerli nella definizione nell’importo a base d’asta. 

Si provvederà alla loro liquidazione deducendo da ogni SAL maturato, la voce quantificazione 

provvisoria dei costi della sicurezza, il cui importo verrà sommariamente determinato applicando 

la percentuale, ottenuta riportando gli oneri previsti per la sicurezza con gli importi totali dei 

lavori , sull’importo risultante della somma delle voci che concorreranno a determinare il 

relativo SAL. 
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Verrà poi soggetto a ribasso d’asta solo l’importo complessivo del SAL depurato della voce 

‘quantificazione provvisoria degli oneri della sicurezza. il relativo risultato sommato poi alla 

voce ‘quantificazione provvisoria degli oneri della sicurezza sarà oggetto delle ritenute di 

garanzia e liberato mediante certificati di pagamento. 

In sede di stesura dello stato finale verranno liberate le somme relative alle ritenute di garanzia 

ed il conguaglio sul costo totale della sicurezza che si determinerà deducendo da quest’ultimo 

importo la voce relativa alla ‘quantificazione degli oneri della sicurezza indicata nel SAL 

conforme al finale non  depurata dalle trattative di garanzia. 
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GESTIONE EMERGENZE 

(D.Lgs. 81/08) 
 

 

 

GENERALITA’ 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si definisce emergenza qualunque scostamento 

delle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni potenziali di danno alle 

persone o alle cose. 

Scopo della presente sezione del piano di sicurezza è di individuare la struttura organizzativa e le 

procedure operative per gestire situazioni di emergenza in cantiere che possono costituire 

pericolo per le persone e per le cose. 

Per la stesura della presente sezione si è fatto riferimento al  D. Lgs 81/08, intitolato “Obblighi 

del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”, il quale prevede che “….il datore di 

lavoro….designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Rientra 

pertanto tra gli adempimenti del datore di lavoro, che ha la responsabilità della organizzazione e 

della gestione della sicurezza della propria azienda, individuare quanti e quali lavoratori 

incaricare per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e gestione delle emergenze . 

L’elenco dei nominativi del personale facente parte della squadra di emergenza interna (si 

prevedono almeno n.5 persone compreso il responsabile) dovrà essere affisso in cantiere, in 

modo che tutto il personale possa essere messo a conoscenza. 

Tutti gli stati di emergenza devono essere registrati, a cura del Responsabile del Servizio di 

prevenzione e Protezione, in apposito modulo. 

 

ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA’ PER LA GESTIONE EMERGENZE 

In questa sezione vengono individuate le figure coinvolte nell’organizzazione della gestione 

delle emergenze attribuendo a ciascuno mansioni e relative responsabilità. 

Gli interessati dovranno avere la capacità tecnica ed organizzativa per assolvere al meglio 

l’incarico conferitogli dal proprio datore di lavoro a cui va la responsabilità della scelta. 

A tal fine si ricorda che tutti i lavoratori incaricati dovranno comunque poter dimostrare di avere 

frequentato un corso di formazione, idoneo al livello di rischio del cantiere, ed a tal riguardo non 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 50 

sono previste esenzioni; infatti, anche i lavoratori che hanno svolto il servizio di leva nei vigili 

del fuoco, e quelli eventualmente iscritti nei quadri del personale volontario del C.N.VV.F., 

devono frequentare il corso di formazione (e sostenere l’esame di idoneità, se necessario), in 

quanto non esiste alcuna specifica deroga al riguardo. 

L’incarico verrà formalizzato a mezzo di procura notarile una cui copia verrà fornita al 

Committente ed un’altra dovrà essere allegata al presente piano che come già rammentato dovrà 

essere custodito in cantiere a disposizione degli operatori per dirimere eventuali perplessità nel 

corso dei lavori nonché degli enti preposti alla vigilanza. 

 

RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI SICUREZZA DEL CANTIERE 

COGNOME  NOME  

NATO 

A: 

 PROV:  IL   

TITOLO DI STUDIO  

RESIDENTE IN  CITTA’  

TEL  FAX  

TITOLARE 

DELL’IMPRESA 

DIPENDENTE 

DELL’IMPRESA 

LIBERO 

PROFESSIONISTA 

ALTRO 

(Specificare) 

    

FIRMA PER CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

 

Dovrà essere nominato dal datore di lavoro sentito il parere del rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza con l’incarico di: 

collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel controllo e nella 

verifica della segnaletica di sicurezza e l’osservanza delle istruzioni di lavoro; 

collaborare con gli uffici di approvvigionamento affinché gli ordini relativi all’acquisto di 

impianti, macchinari, attrezzature, materiali, ecc. evidenzino i requisiti di sicurezza 

accertarsi che il personale abbia ben compreso i protocolli di emergenza previsti ed il 

comportamento corretto da tenere nelle situazioni di pericolo; 

verificare le concrete condizioni di lavoro nel cantiere. 

Nel caso di incidenti il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere dovrà: 

avvertire il datore di lavoro e nel caso non fosse possibile raggiungerlo (anche telefonicamente) 
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il direttore tecnico di cantiere valutare, concordemente con questi ultimi, se la gestione 

dell’emergenza è possibile con le risorse interne (mezzi e personale) ovvero necessità di forze 

esterne; 

Nel caso in cui l’entità dell’incidente sia controllabile con le risorse interne il responsabile 

dell’unità di sicurezza del cantiere dovrà: 

coordinare il flusso delle informazioni (interne/esterne) e dispone le procedure da porre in atto 

conformemente agli indirizzi stabiliti con il datore di lavoro. Per i contatti con gli organi di 

stampa agisce a seguito di specifiche indicazioni del datore di lavoro; 

sovrintendere all’operato del responsabile della squadra di emergenza e dell’eventuale capo 

turno; 

dare l’ordine, ove del caso, di procedere all’evacuazione del cantiere. 

Qualora l’entità dell’incidente sia tale da non poter essere gestito con il solo uso di risorse 

interne al Cantiere il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere 

deciderà l’intervento: 

della Medicina del Lavoro in caso di infortuni e contatterà il medico competente; 

dell’autoambulanza, nel qual caso incaricherà un componente della squadra emergenze al fine di 

guidare sollecitamente l’ambulanza sul luogo dell’infortunio; 

dell’A.S.L.; 

dei Carabinieri; 

dei VV.F. e nel caso: 

lascerà il comando al Responsabile delle squadre dei VV.F.; 

si metterà a disposizione di quest’ultimo insieme a tutti i presenti nel Cantiere. 

L’assunzione degli oneri conseguenti la nomina dovrà essere sottoscritta dal disegnato 

unitamente all’attribuzione dei poteri conferitogli dal datore di lavoro per l’espletamento 

dell’incarico. 

Il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere avrà a disposizione un’agenda con 

l’indicazione degli enti ospedalieri provvisti di pronto soccorso più accessibili, nonché i centri 

ospedalieri specializzati in cardiologia, ustioni e neurochirurgia verso cui avviare, senza perdita 

di tempo, eventuali infortunati la cui natura del trauma subito richieda tali specifici interventi. 

Il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere nello svolgimento delle proprie mansioni 

dovrà coordinarsi periodicamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione al 

fine di stabilire una strategia univoca in termini di prevenzione e soccorso. 

È appena il caso di suggerire un’integrazione delle due professionalità in un unico soggetto al 

fine di gestire la fase preventiva e d’emergenza con più flessibilità e completezza. 
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In assenza del responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere il responsabile della squadra di 

emergenza lo sostituirà pienamente. 

 

RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 

COGNOME  NOME  

NATO A:  PROV:  IL   

TITOLO DI STUDIO  

RESIDENTE IN  CITTA’  

TEL  FAX  

TITOLARE 

DELL’IMPRESA 

DIPENDENTE 

DELL’IMPRESA 

LIBERO 

PROFESSIONISTA 

ALTRO 

(Specificare) 

    

FIRMA PER CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

 

In assenza del responsabile della squadra di emergenza i Capi squadra di lo rappresentano 

pienamente. 

La squadra di emergenza sarà presuntivamente composta da n.3 persone + 2 persone di riserva 

e/o di supporto alla squadra in caso di necessità. 

Dovrà essere nominata dal datore di lavoro, previa consultazione del responsabile dell’unità di 

sicurezza del cantiere, del responsabile della squadra di emergenza e del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, che gli attribuiranno i poteri e mezzi necessari affinché essa possa: 

controllare e/o far controllare l’efficienza delle attrezzature e degli impianti di sicurezza, 

prevenzione e soccorso, nonché la funzionalità delle uscite e delle vie di fuga; 

eseguire le disposizioni impartite dal responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere e/o 

responsabile della squadra di emergenza; 

posizionare ed azionare le attrezzature previste dalla procedura scelta dal responsabile dell’unità 

di sicurezza del cantiere e/o responsabile della squadra di emergenza; 

indirizzare i presenti in cantiere al posto di raccolta secondo i percorsi più sicuri. 

 

Dipendenti 

Tutti i dipendenti del Cantiere pur non essendo investiti da dirette responsabilità ed oneri in caso 

di incidenti devono comunque ottemperare alle seguenti prescrizioni 
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avvisare immediatamente i referenti di zona, non appena riscontrato eventuali anomalie e/o 

incidenti e/o infortuni e restare a disposizione; 

sospendere tutti i lavori in corso (eccetto avviso contrario del responsabile dell’unità di sicurezza 

del cantiere); 

interrompere immediatamente le eventuali comunicazioni telefoniche in atto; 

portarsi ordinatamente, percorrendo le sole vie di esodo consigliate dai referenti, sul Punto di 

Raccolta; 

aiutare eventuali disabili incontrati durante l’esodo; 

relazionare, al termine dell’emergenza, al referente di zona e per conoscenza al responsabile 

dell’unità di sicurezza del cantiere ed al responsabile della squadra di emergenza sull’accaduto e 

sulle azioni eseguite, al fine di affinare e, se del caso, correggere le procedure di sicurezza 

previste. 

 

Personale di Imprese Esterne 

Tutti i dipendenti delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, in occasione del primo 

accesso al cantiere all’inizio delle prestazioni inerenti alla commessa ricevuta dovranno fornire 

al responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere e al responsabile della squadra di emergenza, 

l’elenco nominativo dei lavoratori che la ditta subappaltatrice intende impiegare nel cantiere 

come pure il lavoratore designato quale responsabilità esterna per le emergenze. 

Il responsabile esterno per le emergenze all’ingresso dovrà ricevere copia della presente 

procedura (in aggiunta al “Documento informativo per il personale non dipendente presente 

presso il cantiere”) e s’impegna per iscritto ad attenersi alle disposizioni in essa contenute 

assumendo il ruolo di “Referente” della squadra di emergenza. 

Il responsabile esterno per le emergenze avrà il compito di: 

presentarsi ai membri della squadra delle emergenze del cantiere e informarsi sui presidi di 

sicurezza e salute previsti nella zona in cui la ditta andrà ad operare; 

istituire il personale della ditta da cui dipende circa le procedure che il cantiere ha predisposto 

per gestire le emergenze; 

avvisare immediatamente il direttore tecnico di cantiere e i membri della squadra emergenze, di 

eventuali situazioni di emergenza riscontrate; 

sospendere tutti i lavori in corso (eccetto avviso contrario del responsabile dell’unità di sicurezza 

del cantiere); 

interrompere immediatamente le eventuali comunicazioni telefoniche in atto; 

portarsi ordinatamente, insieme a tutti gli operatori della ditta di appartenenza, percorrendo le 

sole vie di esodo consigliate dai membri della squadra di emergenza sul Punto di Raccolta; 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 54 

prestare assistenza ad eventuali infortunati incontrati durante l’esodo. 

 

PROTOCOLLO DELL’EMERGENZA INCENDIO 

Generalità 

Il protocollo dell’emergenza incendio potrà essere attivato anche per fronteggiare pericoli o 

eventi in assenza di un incendio vero e proprio quali esalazioni di fumi o gas, di sostanze 

tossiche (o ritenute tali), sversamento di liquidi nocivi, perdita di controllo di lavorazioni o 

prodotti, ecc. 

Tutti gli stati di emergenza dovranno essere registrati, a cura del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, in apposito modulo. 

L’emergenza incendio viene paralizzata in funzione della magnetudo dell’evento incendio: 

incendio di piccola entità; 

incendio di media entità. 

In caso di infortuni sul lavoro, si rimanda al protocollo specifico. 

Per le procedure di primo soccorso si rimanda ai relativi protocolli. 

 

Regole fondamentali per l’uso degli estintori 

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il tipo più 

idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d’uso occorre: 

scegliere l’estintore con agente estinguente idoneo al fuoco da spegnere; 

agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere il 

principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli 

per la persona; 

erogare il getto con precisione evitando gli sprechi; 

non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su 

impianti e apparecchiature in tensione; 

dopo l’uso, anche se parziale o accidentale, non riporre l’estintore, ma provvedere invece per la 

sua immediata ricarica. 

 

Attivazione dell’emergenza incendi 

Chiunque riscontri anomalie di funzionamento impiantistiche e/o presenza di fumo e/o singolari 

emissioni è tenuto ad avvertire immediatamente il preposto di zona (caposquadra). 

È fatto assoluto divieto adoperare gli idranti – in caso si sviluppi un incendio – il cui uso è 

riservato ai Vigili del Fuoco e l’apparecchio telefonico se non per casi di estrema necessità. 
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Incendio di piccola entità 

Viene generalmente risolto per le vie brevi senza dover diffondere alcun segnale di allarme. 

Avutone notizia, il preposto rapporterà immediatamente al responsabile dell’unità di sicurezza 

del cantiere e, nell’eventuale impossibilità di contattarlo al responsabile della squadra 

emergenze. 

Il dirigente edotto invierà sul posto la squadra emergenze per un immediato riscontro 

dell’accaduto, per l’allontanamento di persone dalla sorgente di pericolo, per interrompere se 

possibile l’alimentazione elettrica e il funzionamento degli impianti nella zona interessata 

dall’incidente e per effettuare l’intervento nel rispetto di eventuali limitazioni procedurali 

imposte dal preposto. 

Una volta ripristinate le condizioni di normalità, il responsabile della squadra emergenze ed il 

preposto ragguaglieranno sull’accaduto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ed il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere che provvederanno sinergicamente con il 

coordinatore per l’esecuzione a valutare danni, costi e, nel caso, modifiche e/o integrazioni alle 

procedure ed alle risorse del cantiere che possano garantire maggiori standard di sicurezza e 

salute per gli operatori del cantiere. Copia della relazione de quo sarà inviata al responsabile dei 

lavori. 

 

Incendio di media/rilevante entità 

Potrebbe capitare che sia fronteggiato sufficientemente e con dovuta solerzia l’emergenza, ma 

l’incidente potrebbe causare l’innesco di altre fonti potenziali di pericolo (sversamento di 

sostanze tossiche o nocive, perdita di controllo di lavorazioni o prodotti, ecc.). 

Qualora il preposto ovvero la squadra emergenze rilevassero che l’incidente fosse fonte di 

potenziale pericolo per persone o cose durante l’intervento, immediatamente dovranno avvisare 

(a mezzo interfono, telefono, o con qualunque mezzo disponibile) il responsabile dell’unità di 

sicurezza del cantiere o il responsabile della squadra emergenze fornendo loro indicazioni circa 

la gravità dell’incidente, la presenza di feriti, il tipo 8sversamento di sostanze tossiche o nocive, 

perdita di controllo di lavorazioni o prodotti, ecc.), il settore interessato, la durata presunta 

dell’incidente. 

Il dirigente informato procederà ad ordinare l’evacuazione del cantiere, attiverà l’addetto alla 

guardiania affinché azioni la sirena d’allarme (n.3 suoni della squadra di 10 sec. ciascuno, 

intervallati da pause di 5 sec.), si rechi sul punto di raccolta portando con sé gli elenchi delle 

persone presenti nel cantiere ed inizi l’appello. 

Non appena allertati dalla sirena, tutti i presenti dovranno sospendere il loro lavoro e qualsiasi 

eventuale comunicazione telefonica in corso (a meno di diversa disposizione del responsabile 
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dell’unità di sicurezza del cantiere impartita tramite interfono), quindi raggiungere ordinatamente 

il punto di raccolta percorrendo le sole vie di esodo, indicate dai membri della squadra 

emergenze. Se durante l’evacuazione si riscontrassero persone colpite dall’incidente si è tenuti 

ad attivare il protocolli infortuni. 

Il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, o in mancanza di questi il responsabile della 

squadra emergenze, si metterà in contatto con il Comando dei VV.F. 

Nel caso in cui si prevede anche l’impiego di risorse esterne, il responsabile dell’unità di 

sicurezza del cantiere, o in mancanza di questi il responsabile della squadra emergenze, prenderà 

contatto con i VV.F. fornendo le generalità, la qualifica, le coordinate del cantiere, la gravità 

dell’incidente, il tipo (salvataggio, prosciugamento, incendio e tipo di materiale che brucia, 

sversamento di sostanze tossiche o nocive, perdita di controllo di lavorazioni o prodotti, feriti, 

crolli totali o parziali ecc.), il settore interessato, il tempo presunto di durata dell’incidente e il 

posto di attesa. 

In tale evenienza il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, (o in mancanza di questi il 

responsabile della squadra emergenze) lascerà il comando delle operazioni al responsabile delle 

squadre VV.F. dopo aver fornito indicazioni circa le vie di esodo che la squadra emergenze ha 

proposto per l’evacuazione e riferito circa le informazioni sulle persone ancora nel cantiere, sugli 

impianti, attrezzature, macchine e lavorazioni che presumibilmente possono essere stati 

coinvolti, l’ubicazione e le procedure di attivazione ed estinzione presenti nel settore interessato, 

quindi resterà a disposizione del responsabile delle squadre VV.F.. 

Se richiesto, supporterà il responsabile delle squadre VV.F. nei contatti con l’A.S.L. e con i 

Carabinieri, Medicina del Lavoro, ecc. 

In presenza di infortuni, il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, attiverà il protocollo 

infortuni. 

Una volta ripristinate le condizioni di normalità, il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, unitamente al responsabile di sicurezza del cantiere, dopo aver fatto verificare la 

funzionalità di tutti gli impianti, delle attrezzature e delle macchine che possano aver perso 

efficienza nei confronti della sicurezza per effetto dell’incidente, ordinerà la fine emergenza (un 

suono di sirena continuo della durata di 60 sec.). 

Ordinatamente tutto il personale dovrà riprendere il proprio posto di lavoro. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile dell’unità di sicurezza 

del cantiere congiuntamente al coordiantore per l’esecuzione, provvederanno a valutare danni, 

costi e, nel caso, modifiche e/o integrazioni alle procedure ed alle risorse del cantiere che 

possano garantire maggiori standard di sicurezza e salute per gli operatori del cantiere. Copia 

della relazione de quo sarà inviata al responsabile dei lavori. 
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PROTOCOLLO DELL’EMERGENZA TERREMOTO 

Attivazione dell’emergenza 

Chiunque avverta attività sismica è tenuto a ripararsi nell’ambiente occupato in quel momento: 

sotto il tavolo e in prossimità delle strutture portanti, avendo l’accortezza di allontanarsi da 

finestre, scale, armadi e al riparo dal raggio d’azione di macchine e/o attrezzature in azione. 

Contattare immediatamente il preposto non appena si ritiene che l’attività sismica sia tale da non 

presentare carattere di pericolo imminente. 

È fatto assoluto divieto adoperare gli idranti – in caso si sviluppi un incendio – il cui uso è 

riservato ai Vigili del Fuoco e l’apparecchio telefonico se non per casi di estrema necessità. 

Il preposto rapporterà immediatamente al responsabile dell’unità di sicurezza di cantiere e, 

nell’eventuale impossibilità di contattarlo, al responsabile della squadra emergenze. 

Il dirigente edotto, invierà sul posto la squadra emergenze per un immediato riscontro 

dell’accaduto, per l’allontanamento di persone, per interrompere se possibile l’alimentazione 

elettrica e il funzionamento degli impianti nella zona interessata dall’incidente e per effettuare 

l’intervento nel rispetto di eventuali limitazioni procedurali imposte dalle lavorazioni in atto 

segnalate dal preposto. 

 

Terremoto di piccola entità 

Nel caso in cui il fenomeno fosse di lieve entità, una volta ripristinate le condizioni di normalità, 

il responsabile della squadra emergenze ed il preposto ragguaglieranno sull’accaduto il 

responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere che insieme al responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione provvederanno sinergicamente con il coordinatore per l’esecuzione a 

valutare danni, costi e, nel caso, modifiche e/o integrazioni alle procedure ed alle risorse del 

cantiere che possano garantire maggiori standard di sicurezza e salute per i fruitori del cantiere. 

Copia della relazione de quo sarà inviata al responsabile dei lavori. 

 

Terremoto di media/rilevante entità: generalità 

Se il preposto ovvero la squadra emergenze rilevassero che il sisma avesse provocato danni che 

fossero fonte di potenziale pericolo per persone o cose durante l’intervento questi dovranno 

avvisare a mezzo interfono, telefono, o con qualunque mezzo disponibile il responsabile 

dell’unità di sicurezza del cantiere o il responsabile della squadra emergenze fornendo loro le 

indicazioni circa la gravità dell’incidente, il tipo (possibili crolli, incendio, sversamento di 

sostanze tossiche o nocive, perdita di controllo di lavorazioni o prodotti, feriti, ecc.), il settore 

interessato, il tempo presunto di durata dell’incidente. 
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Il dirigente informato, attiverà l’addetto alla guardiania affinchè azioni la sirena d’allarme (n.3 

suoni della durata di 10 sec. Cdu, intervallati da pause di 5 sec.) e si porti sul punto di raccolta 

recando con sé gli elenchi delle persone presenti nel cantiere ed inizi l’appello. 

Non appena allertati dalla sirena, tutti i presenti dovranno sospendere il loro lavoro e qualsiasi 

eventuale comunicazione telefonica in corso (a meno di diversa disposizione del responsabile 

dell’unità di sicurezza del cantiere impartita tramite interfono), quindi raggiungere ordinatamente 

il punto di raccolta percorrendo le sole vie d’esodo indicate dai membri della squadra emergenze. 

Se durante l’evacuazione si riscontrassero infortunati si è tenuti ad attivare il protocollo 

infortuni. 

Il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, o in mancanza di questi il responsabile della 

squadra emergenze, si metterà in contatto con il Comando VV.F.    

Nel caso in cui si prevede anche l’impiego di risorse esterne il Direttore tecnico di cantiere, 

prenderà contatto con i VV.F. fornendo le generalità, la qualifica, le coordinate del cantiere, la 

gravità dei danni, il tipo (crolli totali o parziali, salvataggio, prosciugamento, incendio e tipo di 

materiale che brucia, sversamento di sostanze tossiche o nocive, perdita di controllo di 

lavorazioni o prodotti, feriti, ecc.), il settore interessato, il tempo presunto di durata 

dell’incidente e il posto di attesa. 

In tale evenienza il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, o in mancanza di questi il 

responsabile della squadra emergenze lascerà il comando delle operazioni al responsabile delle 

squadre VV.F. dopo aver fornito indicazioni circa le vie di esodo che la squadra emergenze ha 

proposto per l’evacuazione, e riferito circa le informazioni sulle persone ancora nel cantiere, 

sugli impianti, attrezzature, macchine in lavorazione che presumibilmente possano essere stati 

coinvolti, l’ubicazione e le procedure di attivazione di dispositivi di sicurezza e controllo previsti 

a supporto delle stesse ed i sistemi di rilevazione ed estinzione presenti nel settore interessato, 

quindi resterà a disposizione del responsabile delle squadre VV.F.. 

Se richiesto supporterà il responsabile delle squadre VV.F. nei contatti con l’A.S.L. e con i 

Carabinieri, Medicina del Lavoro, ecc.. 

In presenza di infortuni, il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere attiverà il protocolli 

infortuni. 

Una volta ripristinate le condizioni di normalità il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, unitamente al responsabile del cantiere, dopo aver fatto verificare la funzionalità di 

tutti gli impianti, delle attrezzature e delle macchine che possano aver perso efficienza nei 

confronti della sicurezza per effetto dell’incidente, ordinerà la fine emergenza (un suono di 

sirena continuo della durata di 60 sec.). 

Ordinatamente tutto il personale dovrà riprendere il proprio posto di lavoro.  
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile dell’unità di sicurezza 

del cantiere congiuntamente al coordinatore per l’esecuzione, provvederanno a valutare danni, 

costi e, del caso, modifiche e/o integrazioni alle procedure ed alle risorse del cantiere che 

possano garantire maggiori standard di sicurezza e salute per gli operai del cantiere. Copia della 

relazione de quo sarà inviata al responsabile dei lavori. 

 

 

PROTOCOLLO INFORTUNI 

Generalità 

Chiunque dovesse imbattersi in persone infortunate è obbligato a chiedere le generalità e ad 

informare immediatamente il preposto ovvero responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere, il 

responsabile della squadra emergenze o comunque un membro della squadra emergenze a cui 

riferire le generalità, la gravità dell’infortunio e la zona in cui si trova l’infortunato. Intervenire 

solo se strettamente necessario evitando di esporsi al rischio di ulteriori incidenti. Mantenere il 

controllo emotivo al fine di poter superare l’emergenza con scelte lucide e consapevoli. 

Il dirigente edotto, chiederà immediatamente l’intervento degli addetti al primo soccorso e, se del 

caso, l’intervento della Medicina del lavoro; inoltre contatterà il responsabile dell’unità di 

sicurezza del cantiere informandolo dell’accaduto. 

 Infortuni sul Lavoro di Personale dipendente dell’impresa Capogruppo 

Nel caso di infortunio sul lavoro, il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere fornirà alla 

Medicina del Lavoro le cartelle cliniche ( predisposte dal medico competente) del sinistrato, al 

fine di rendere edotto il responsabile medico della struttura di soccorso a cui ci si è rivolti di 

eventuali allergie e limitazioni terapeutiche del soggetto. 

Successivamente il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere dopo aver interloquito con il 

responsabile del servizio de prevenzione e protezione dovrà dare comunicazione telefonica e 

scritta al Servizio del Personale precisando il luogo, l’ora, e le cause dell’infortunio, nonché i 

nominativi  degli eventuali testimoni all’evento. 

Il responsabile dell’’unità di sicurezza del cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la 

richiesta di visita medica (evidenziando il codice fiscale dell’Azienda), disporrà affinché siano 

immediatamente prestati i soccorsi d’urgenza e, se necessario, accompagnerà l’infortunato 

all’ambulatorio I.N.A.I.L. o al più vicino Pronto Soccorso. 

Qualora l’infortunato determini un’inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre, il 

Servizio del Personale provvederà al trasmettere entro 48 ore dalla data dell’infortunio: 

la Denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata al Commissariato di P. S.; 

la Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’Azienda alla sede I.N.A.I.L 
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competente per territorio.  

Entrambe le denunce dovranno essere corredate di una copia del Certificato medico che sarà 

stato rilasciato dai sanitari dell’Ambulatorio I.N.A.I.L. o del Pronto Soccorso. 

In caso d’infortunio mortale o prevosto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere 

subito trasmessa al competente Commissariato di P.S. 

Il Servizio del Personale, dietro informazione del responsabile dell’unità di sicurezza del 

cantiere, darà comunicazione ala sede I.N.A.I.L. competente, entro 24 ore solari, facendo seguire 

tempestivamente l’invio della Denuncia d’Infortunio. 

Analoga comunicazione telefonica e/o telegrafica sarà data dal responsabile dell’unità di 

sicurezza del cantiere al responsabile dei lavori. 

In osservanza all’art. 403 del D.P.R. 547/55, si dovrà provvedere alla trascrizione dell’infortunio 

sul Registro degli infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva (Il numero deve 

poi essere quello della denuncia I.N.A.I.L.). 

Al termine dello stato d’inabilità temporanea al lavoro, il Servizio del Personale dovrà: 

ricevere la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione; 

rilasciare benestare alla ripresa del lavoro. 

Il direttore tecnico di cantiere annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del 

lavoratore infortunato ed il numero dei giorni di assenza complessivamente effettuati. 

Infortuni  sul Lavoro di Personale dipendente di imprese Subappaltatrici o Lavoratori Autonomi 

Nel caso di infortunio occorso a dipendenti di ditte subappaltatrici o a lavoratori autonomi che 

prestano la loro opera presso il cantiere, il responsabile dell’unità di sicurezza del cantiere fornirà 

alla Medicina del Lavoro il “Modulo di registrazione del personale di imprese subappaltatrici” 

precedentemente affinché si faccia parte diligente presso il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione della ditta a cui appartiene al fine di fornire alla Medicina del Lavoro le 

cartelle cliniche (predisposte dal medico competente) del sinistrato, onde rendere edotto il 

responsabile medico della struttura di soccorso a cui ci si è rivolti, di eventuali allergie e 

limitazioni terapeutiche del soggetto. 

Successivamente il responsabile di sicurezza del cantiere congiuntamente con il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, dopo aver interloquito con il coordinatore per l’esecuzione, 

dovranno dare comunicazione telefonica e scritta al responsabile dei lavori precisando il luogo, 

l’ora, e le cause dell’infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all’evento. 
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PRIMO SOCCORSO 

(D.Lgs. 81/08) 
 

 

 

 L’ospedale Civile Cardarelli è praticamente adiacente al cantiere  , dista circa 1 km; è 

raggiungibile in un tempo variabile tra i 2 e i 5 minuti, a seconda dell’orario e del traffico. 

Nonostante ciò è indispensabile prevedere la disponibilità di un locale infermeria attrezzato per il 

primo soccorso dove saranno custoditi un manuale di pronto soccorso e tutte le notizie necessarie 

per mettersi in contatto con i presidi sanitari della zona nonché un registro per le annotazioni 

degli interventi di pronto soccorso. 

Il locale infermeria conterrà, oltre un cartello con l’indicazione del più vicino posto di soccorso, i 

medicamenti e punto necessario per i primi eventuali interventi conformi almeno a quanto 

disposto dall’art. 12 D.M. 28 Luglio 1958. 

I pacchetti di medicazione saranno collocati almeno presso le seguenti zone: 

 

ufficio; 

spogliatoio; 

area adibita alle lavorazioni fuori opera; 

 

A meno che non si tratti di infortuni di poca importanza, gli infortunati devono essere 

prontamente trasportati nel più vicino presidio sanitario. A tale scopo deve essere sempre 

disponibile un’autovettura con porta posteriore e sedili ribaltabili. 

Tutti gli incidenti che eventualmente avverranno sul lavoro e le malattie che possano essere in 

relazione con il lavoro dovranno essere registrati. 

Ogni documento di incidente dovrà includere le generalità del danneggiato, il luogo 

dell’incidente, la causa e la gravità del danno. 

 

REGOLE GENERALI DI PRIMO SOCCORSO 

(SOLO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO) 

Rimanere calmi e riflessivi, esaminare rapidamente la situazione e agire di conseguenza, 

con prontezza e decisione. 

Indossare sempre guanti di protezione in caso di soccorso ad un infortunato che presenta perdita 

di liquidi biologici. 

Indossare tutti i dpi necessari in caso di intervento che esponga al rischio di scariche elettriche, 

esalazioni nocive, caduta di materiale, ecc.. 
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Spostare l’infortunato solo se la posizione assunta possa peggiorare le sue condizioni ovvero se 

sussistono condizioni di pericolosità (presenza di gas, fumo, esalazioni nocive, fiamme ecc..). In 

questi casi assicurarsi che l’operazione possa essere eseguita in sicurezza per l’infortunato (usare 

pertanto lo stesso protocollo previsto per il soccorso a soggetti con lesioni del collo o della 

schiena) e per il soccorritore. 

Verificare lo stato di coscienza del soggetto: si tenta il riscontro a domande e a stimoli posti 

all’infortunato ( ad es. stimoli al dolore, aumentando e diminuendo l’intensità luminosa e 

verificando se c’è miosi o midriasi). 

Assicurarsi e comunque attivarsi affinché le vie aeree siano prive di ostacoli prestando 

particolare attenzione ad eventuali problemi sorti in corrispondenza della colonna vertebrale. 

Verificare la presenza di respirazione autonoma: il controllo della frequenza degli atti respiratori 

va effettuato appoggiando una mano sul torace dell’infortunato, per la ricerca dell’estensione e 

della compressine toracica, ovvero avvicinando un vetro o uno specchio sulla bocca per 

riscontrare l’appannamento (E’ ritenuto “normale” nell’adulto una frequenza respiratoria 

compresa tra i 14 e i 20 battiti respiratori al minuto). 

In assenza di emorragie gravi, accertare la regolarità dell’attività cardiaca e della circolazione 

sanguigna: le caratteristiche da valutare sono la frequenza (definita “normale” nell’adulto in 

presenza di 70-80 battiti al minuto e nel neonato 130-140 battiti al minuto) che si calcola 

moltiplicando per 4 il numero delle pulsazioni riscontrate in 15 secondi ( il riscontro può 

avvenire premendo con le quattro dita lungo il decorso dell’arteria radicale al polso o della 

carotide al collo), e il ritmo che è ritenuto normale nel caso la pausa tra un battito e l’altro è 

regolare. 

Se l’infortunato respira, ma presenta un’emorragia importante e stato di shock, arrestare 

prontamente l’emorragia e, se possibile, metterlo in posizione antishock; se non respira praticare 

la rianimazione. 

Chiamare l’ambulanza. 

Nella ricerca e trattamento di eventuali altre lesioni, ricontrollare periodicamente lo stato di 

coscienza, la presenza di respirazione autonoma e la regolarità dell’attività cardiaca e della 

circolazione sanguigna. 

In presenza di fratture, ferite o lesioni fare mentalmente un elenco del materiale che può essere 

utile e provvedere all’immobilizzazione provvisoria, alla medicazione sterile, ecc. 

Effettuare il soccorso, coprire l’infortunato e restargli vicino, sorvegliandolo e confortandolo con 

la propria presenza. 

Mai somministrare alcolici all’infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di bevanda. 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 63 

Mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio medicinali). 

 

 

POSIZIONI DA FAR ASSUMERE ALL’INFORTUNATO 

In casi di collasso o di svenimento: vanno tenute le gambe sollevate e la testa bassa. 

In caso di patologie cerebrali o di lesioni addominali o di traumi osteo-articolari: va tenuta la 

posizione orizzontale. 

In caso di infarto cardiaco o di difficoltà respiratorie o di lesioni toraciche: va tenuta la posizione 

semiseduta. 

In caso di traumi o di coma: va tenuta la posizione di sicurezza ottenuta flettendo la gamba del 

soggetto e ruotandolo sul fianco verso il soccorritore facendo leva con la mano sotto il 

gluteo,posizionando la mano libera sotto la guancia al fine di estendere il capo e rivolgere il viso 

verso il basso senza che il paziente possa rotolare sul viso stesso, inoltre il braccio che sta a 

contatto col piano di appoggio va teso e posto dietro la schiena al fine che il paziente ricada sul 

dorso. 

 

TRASPORTO IN ASSENZA DI BARELLA 

Per distanze di circa cento metri: 

Se la superficie è liscia, si è soli, nell’impossibilità di trovare aiuto o con pericolo imminente si 

può trascinare il soggetto prendendolo per la caviglie. 

Se la superficie è accidentata, si è soli, nell’impossibilità di trovare aiuto e con pericolo 

imminente si può trascinare il paziente prendendolo per le ascelle prestando attenzione a tener 

ferma la testa con gli avambracci; invero è possibile anche porre il paziente su una coperta, 

avvolgerla e trascinarla prendendo la coperta dalla parte della testa dell’infortunato. 

Se la vittima si trova a faccia in giù bisogna girarlo sul dorso: l’operazione và eseguita sotto la 

direzione di colui che tiene il collo del paziente. E’ importante che l’operazione avvenga con la 

massima coordinazione da parte di tutta la squadra in modo tale da ruotare le parti del corpo del 

soggetto insieme, lentamente e con delicatezza, mantenendo la testa, il collo e il dorso sulla 

stessa linea, tenendo la testa sempre in leggera trazione. 

Se ci sono quattro persone: una terrà la testa ed il collo, una le spalle, una il bacino, una le 

gambe. 

Se ci sono solo tre o due persone bisogna che uno tenga la testa ed uno le spalle. 

Per distanze superiori ai quattro metri 

Nel caso di bambino o adulto leggero il trasporto potrà avvenire ponendo un braccio sotto le 

ginocchia e l’altro attorno la parte superiore della schiena. 
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Nel caso in cui il peso non consente la tecnica su citata la vittima può essere trasportata su una 

spalla. 

 

RIANIMAZIONE 

La rianimazione va effettuata con la massima urgenza allo scopo di fornire ossigeno 

all’organismo. Per rendersi conto delle condizioni dell’infortunato e quindi comportarsi di 

conseguenza, occorre ricercare 5 sintomi fondamentali facilmente riconoscibili anche da persone 

inesperte: 

Stato di incoscienza; 

Immobilità del torace; 

Mancanza delle pulsazioni arteriose ai lati del collo; 

Dilatazione delle pupille, che indica l’arresto del cuore e della circolazione sanguigna; 

Arresto respiratorio. 

La tecnica della rianimazione nel caso in cui sono presenti solo i primi due sintomi sopra 

descritti, si compendia nelle seguenti operazioni: 

1          Ripristino del passaggio dell’area nelle via respiratorie 

Applicare una mano sulla nuca 

Premere con l’altra mano sulla fronte determinando un atteggiamento di estensione posteriore 

della testa. 

Con queste manovre si garantisce l’apertura delle vie aeree superiori, eliminando così l’eventuale 

ostacolo, a questo livello, rappresentato dalla base della lingua e dall’abbassamento della 

mandibola. 

Nei casi in cui questa ostruzione costituisca l’unico motivo dell’arresto respiratorio, con queste 

prime manovre l’infortunato può spontaneamente riprendere a respirare. 

Se invece il torace resta immobile, bisogna praticare la 

2          Respirazione bocca a bocca         

            2.1 Mantenere il capo dell’infortunato nella posizione sopra descritta; 

           2.2 Ispirare profondamente; 

           2.3 Applicare la bocca bene aperta e bene aderente al contorno di quella                                           

dell’infortunato; 

           2.4 Insufflare con energia e brevemente con il ritmo del proprio respiro ( in 

                 media 12-14 atti respiratori al minuto); 

           2.5 Durante le insufflazioni è indispensabile tenere chiuse le narici                                                    

                 dell’infortunato, stringendole con due dita della mano che sta premendo la fronte, 

inoltre è opportuno controllare l’espansione del torace; 
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           2.6 Dopo ogni insufflazione si deve sollevare la testa per permettere la  

                 fuoriuscita dell’aria dalla bocca. 

           Se non è possibile introdurre aria attraverso la bocca, adottare la respirazione bocca a 

bocca. 

3              Respirazione bocca-a-naso 

                3.1 Mantenere la testa dell’infortunato nella posizione di estensione posteriore con la 

mano applicata sulla fronte, 

          3.2 Spingere con l’altra mano in alto la mandibola per tenere completamente chiusa la 

bocca; 

          3.3 Insufflare aria applicando la bocca sulle narici dell’inforunato. 

 

LESIONI E TERAPIE DI PRIMO INTERVENTO 

 

Nell’allegato dedicato sono state inserite le lesioni tipiche che possono interessare gli operatori 

di un cantiere edile con le relative terapie di primo intervento. 

Esse sono state restituite sotto forma di schede per una più agevole consultazione. 

Sebbene suddetti concetti dovrebbero già essere acquisiti dal personale all’uopo destinato, si è 

ritenuto opportuno allegare un siffatto elaborato al fine di migliorare la formazione e 

l’informazione degli operatori. 

Si sottolinea che le schede dovranno essere verificate, eventualmente modificate ed integrate e 

quindi accettate preliminarmente dal medico competente di ciascuna impresa operante nel 

cantiere. 

 

 
ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI  SICUREZZA 

(D.Lgs. 81/08) 
 

 

 
 Generalità 

L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini 

fondamentali per ammortizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della 

sicurezza dei lavoratori. 

Della stessa importanza è la divulgazione dei compiti e delle responsabilità di ogni 

componente l’organico del cantiere; essa dovrà avvenire utilizzando – tra l’altro – le riunioni per 

la formazione ed informazione del personale, una corretta cartellonistica e la distribuzione di 
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opuscoli la cui redazione è a cura e spese dell’impresa affidataria dei lavori (se necessario anche 

differenziati per categorie di lavoro) contenenti almeno: 

 l’organigramma del cantiere; 

 le competenze dei responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza; 

 le competenze e gli obblighi delle maestranze; 

 l’informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni 

affidate ed alle fasi lavorative in atto; 

 le indicazioni di carattere generale, quali il divieto di iniziare o proseguire i lavori 

quando siano carenti le misure di sicurezza e in caso di inottemperanza alle disposizioni 

operative programmatiche. 

Le competenze e gli obblighi dei responsabili di cantiere, con compiti relativi alla 

sicurezza, verranno formalizzate con specifiche deleghe personali prima dell’inizio dei lavori. 

Si riportano comunque – a titolo di indirizzo, informativo e non esaustivo – i compiti più 

importanti delle seguenti figure che saranno presentati nell’organigramma del cantiere. 

Il responsabile dell’esecuzione avrà il compito di 

 seguire le fasi progettuali ed esecutive dell’opera attenendosi alle misure generali per la  

protezione della salute per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 coordinare le attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di 

coordinamento, nonché del fascicolo tecnico; 

 determinare la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione 

in sicurezza dell’esecuzione dei lavori o fasi di lavoro che si devono svolgere 

simultaneamente o successivamente tra di loro; 

 designare, prima di affidare i lavori, il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, quindi 

espletare le procedure amministrative per l’appalto dei lavori, specificando nel relativo 

bando di gara gli obblighi e oneri a carico dell’impresa aggiudicataria in tema di 

sicurezza ai sensi D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 vigilare sull’attività dei Coordinatori, nonché del fascicolo tecnico predisposti dal 

Coordinatore per la Progettazione; 

 comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del 

Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l’Esecuzione dei 

Lavori, 

 assicurarsi che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia messo a disposizione di tutti i 

concorrenti alla gara di appalto; 
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 chiedere alle imprese esecutrici l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e 

artigianato; 

 chiedere alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l’esecuzione e ferme 

restando le responsabilità delle singole imprese esecutrici, l’indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; 

 verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera, anche a 

mezzo di richiesta di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 

qualifica, corredata degli stremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto 

nazionale della previdenza sociale, all’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul 

lavoro e alle casse edili; 

 richiedere alle imprese esecutrici idonea documentazione o certificazione dalla quale 

evincere il grado d’organizzazione che permetta loro di effettuare i lavori da appaltare 

in sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica, al momento della 

presentazione delle offerte; 

 richiedere, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera g) del D.P.R. 554/99 e s.m.i., che sia 

predisposta,  da parte delle imprese esecutrici, una dichiarazione dell’organico medio 

destinato al lavoro che si occupa, distinto sempre per le varie qualifiche; 

 trasmettere la notifica preliminare all’organo sanitario territoriale competente (A.S.L.) e 

alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.); 

 verificare che i nominativi dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione dei Lavori siano riportati nel cartello di cantiere; 

 assicurarsi che il processo di Sicurezza, di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. sia interamente 

espletato, verificando che i coordinatori adempiano ai propri obblighi; 

 comunicare agli istituti di controllo previdenziali e assicurativi, quali la Direzione 

Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro), l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e la Cassa 

Edile, a conclusione dei lavori; 

 l’ultimazione dei lavori; 

 l’importo del conto finale; 

 l’incidenza percentuale del conto finale 

 dovuta alla mano d’opera impiegata onde assicurarsi che l’appaltatore abbia ottemperato al 

pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali richiesti. 
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Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione saranno svolte dal Direttore dei Lavori, in 

ottemperanza all’art. 127 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999. Nell’eventualità che il Direttore dei 

Lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, l’Amministrazione Comunale 

Committente dovrà prevedere la presenza di almeno un Direttore Operativo avente i requisiti 

necessari per l’esercizio delle relative funzioni (cfr. art. 125, D.P.R. 544/99). 

Egli avrà il compito di: 

 assicurare, tramite azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni e delle   

procedure di lavoro contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 verificare l’idoneità del Piano di Operativo di Sicurezza  predisposto dall’appaltatore, 

assicurandone la coerenza con il PSC; 

 adeguare il piano di sicurezza e coordinamento con le informazioni sulla prevenzione e  

protezione dai rischi all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza i 

cantiere; 

 verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i loro piani operativi; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed 

il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

 segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 

imprese e ai lavoratori interessati, le inosservanze alle disposizioni del D. Lgs 81/08 e 

s.m.i., e alle prescrizioni del piano, nonché proporre la sospensione dei lavori, 

l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere; 

 nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun 

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 

Coordinatore per l’Esecuzione provvederà a dare comunicazione dell’inadempienza 

alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione 

provinciale del lavoro; 

 sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazione fino verifica, previa comunicazione scritta da parte delle imprese 

interessate degli eventuali adeguamenti interessati; 

 proporre al committente la rescissione del contratto d’appalto nei casi in cui  del D.  

Lgs 81/08 e s.m.i.; 
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Il Coordinatore per l’esecuzione attuerà i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere   

attraverso le seguenti azioni: 

 compilando il modello di verifica periodica sull’applicazione del Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento  e del/dei Piano/i Operativo/i di Sicurezza e conseguenti descrizioni; 

 coordinando le fasi di lavoro ( adeguandole alla realtà di cantiere tramite un sintetico 

ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento) ed eventualmente richiedendo l’adeguamento del Piano Operativo nei 

confronti dell’appaltatore; 

 accertandosi che le disposizione previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle 

ditte; 

 proponendo al committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o 

dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

 sospendendo singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente; 

 organizzando riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in 

cantiere con i lavoratori autonomi allo scopo di: 

 concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze e 

prevedere opportune misure di prevenzione e protezione; 

 assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei 

lavoratori, prima di accettare formalmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento e 

sulle modifiche significative apportate allo stesso verificare l’attuazione di quanto 

previsto negli accordi con le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere; 

 assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al 

programma dei lavori. 

Sono i dirigenti delle unità operative ai quali spetteranno i poteri di gestione. 

Essi dovranno: 

 effettuare la valutazione dei rischi ed effettuare il documento dei rischi in cui siano 

contenute indicazioni sulla programmazione del piano di valutazione dei rischi, sulla 

programmazione degli interventi e sul piano di eventuale controllo sanitario; 

 redigere il Pano Operativo di Sicurezza da intendersi come piano complementare e di 

dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 adottare le misure conformi alle prescrizioni del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 perseguire l’obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo 

svolgimento della loro quotidiana attività lavorativa; 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 70 

 consultare il rappresentante dei lavoratori in merito alla designazione degli addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e dei soggetti preposti all’evacuazione e primo soccorso; 

 curare il mantenimento del cantiere in condizione ordinate e di soddisfacente salubrità; 

 scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni d’accesso a tali 

posti, definendo vie o zone di spostamento e circolazione; 

 verificare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo 

periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di evitare i difetti  che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori ; 

 curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari 

materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze peritose; 

 occuparsi delle condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

 assicurarsi che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti avvengano correttamente; 

 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 

coordinamento con il Committente e/o il Responsabile dei lavori; 

 adeguare, in funzione dell’evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai 

vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

 curare la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

 seguire le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all’interno o in prossimità 

del cantiere; 

 comunicare all’Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e all’A.S.L., 

il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, corredando tale comunicazione di una dichiarazione che attesti (per il 

designato) i compiti svolti in materia di prevenzione, il periodo nel quale tali compiti 

sono ovvero sono stati svolti e il curriculum professionale; 

 nominare il medico competente, previo accertamento che la persona designata sia in 

possesso di specifica specializzazione ed autorizzazione. 

Avranno la responsabilità della gestione tecnico – esecutiva, pertanto, sotto il 

coordinamento del Direttore Tecnico di Cantiere dell’Impresa Appaltatrice e ciascuno per la 

propria unità operativa: 

 controlleranno che la politica aziendale stabilita dal datore di lavoro per le attività della 

sicurezza, prevenzione incidenti, infortuni, incendi e danni, sia applicata in cantiere; 

 aggiorneranno le liste in economia; 

 verificheranno la regolarità della posizione contributiva ed assicurativa (dipendenti e 

lavoratori autonomi ) impiegati nei subappalti; 
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 denunceranno i lavoro agli istituti previdenziali ed assicurativi; 

 custodiranno i documenti progettuali e d’appalto  e le denunce effettuate agli enti 

preposti; 

 adegueranno il piano di sicurezza e coordinamento con le informazioni sulla 

prevenzione e adegua il Piano di sicurezza che, nell’ambito della “Formazione ed 

Informazione” illustrando a tutto il personale dipendente ed a tutte le persone che 

saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni; 

 si accerteranno direttamente, con opportune ispezioni, che ogni livello di responsabile 

(preposto, assistente, capo squadra ) sia opportunamente sensibilizzato in tema di 

sicurezza e che tutti coloro che saranno impiegati nella realizzazione dei lavori 

eseguano i lavori nel rispetto del presente Piano di sicurezza e delle leggi vigenti del 

progetto e delle norme di buona tecnica; 

 verificheranno periodicamente le attrezzature, macchinari ed impianti utilizzati secondo 

le norme vigenti; 

 aggiorneranno gli strumenti di rappresentazione programmata dei lavori (Gant) ; 

 studieranno i trasporti e movimenti interni al cantiere; 

 controlleranno le persone, i mezzi e i materiali all’interno del cantiere; 

 predisporranno le aree idonee allo stoccaggio dei materiali; 

 studieranno l’ottimale dislocazione di attrezzature e macchinari; 

 programmeranno la manutenzione dei mazzi d’opera; 

 gestiranno l’approvvigionamento di forniture e prodotti; 

 gestiranno l’acquisizione dei servizi e subappalti; 

 provvederanno i fabbisogni di risorse; 

 controlleranno l’andamento degli incidenti d’infortuni e stabilirà, se necessario, di 

procedere per rilevare particolari incidenti e valutarne danni e costi. In caso di 

infortunio o incidente, il Direttore tecnico in tal caso, dovrà redigere un verbale 

dettagliato e debitamente firmato da consegnare al committente: 

 programmeranno le attività che, tenendo conto delle indagini sugli incidenti accaduti e 

su quanto indicato al punto precedente, definiscano eventuali tendenze 

comportamentali e anomalie organizzative; 

 richiameranno i responsabili ( preposto, capi squadra, operatori specializzati ) che 

abbiano mancato, con evidente rischio per l’andamento corretto dei lavori, nelle loro 

funzioni di controllo dell’attività di sicurezza; 

 istruiranno il capo cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei 

lavori in sicurezza e disporrà per l’utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali; 
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Presidierà l’esecuzione  delle fasi lavorative nel cantiere pertanto: 

 conoscerà e applicherà la politica di sicurezza  dell’Impresa e sarà in grado di valutare 

la capacità dei singoli responsabili ai quali verranno affidati compiti in cantiere; 

 conoscerà il piano di sicurezza di cantiere; 

 darà le istruzioni relative ai procedimenti di lavoro, alle sequenze delle operazioni, alle 

potenziali fonti di rischio in ogni fase del lavoro, sulla base di quanto stabilito dal 

programma di lavori e dal piano di sicurezza; 

 indicherà la precauzioni da adottare; 

 risolverà i problemi di sicurezza posti dai capisquadra e operatori; 

 definirà il dislocamento in cantiere (uffici, magazzini, accessi, ecc.) attenendosi alle 

descrizioni impartite dal piano di sicurezza; 

 sarà responsabile di metodi tempi e fasi di lavoro; 

 segnalerà immediatamente al datore di lavoro o al direttore tecnico la presenza di 

eventuali rischi non previsti dal piano di sicurezza; 

 esaminerà criticamente con il direttore di cantiere i metodi i metodi e le procedure di 

lavoro per il loro eventuale miglioramento; 

 esaminerà precise istruzioni sulle responsabilità di adozione del corretto metodo di 

lavoro; 

 prescriverà e farò osservare le regole per l’ordine e la pulizia del posto di lavoro e del 

cantiere; 

 controllerà che i mezzi, utensili e attrezzature manuali e a motore, siano tenuti in buone 

condizioni; 

 si accerterà che le istruzioni verbali siano correttamente intese e controlla che siano 

messe in atto; 

 riprenderà tutti coloro che non si comportino correttamente; 

 in casi recidivi segnalerà al datore di lavoro la situazione, proponendo, se necessario, le 

misure e sanzioni previste dal contratto di lavoro. Nei casi gravi, per evitare pericoli a 

sé ed agli altri, proporrà l’allontanamento dal posto di lavoro; 

 controllerà periodicamente i dispositivi di protezione dati in consegna al personale 

dipendente per accertarne il permanere dello stato di idoneità e prevenire il rischio 

specifico; 

 provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza  nel 

cantiere; 

 darà il buon esempio con il suo comportamento in cantiere. 
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I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione avranno il compito di collaborare 

con tutte le figure coinvolte nel presente piano, sotto il coordinamento del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Impresa Appaltatrice, al fine di  

 definire,organizzare e verificare l’attuazione del dovere di sicurezza sancito dalla 

vigente legislazione;  

 erogare un servizio di consulenza specialistica in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro;  

   fornire ogni utile assistenza ai preposti per la migliore utilizzazione delle misure di 

sicurezze e dei dispositivi di protezione individuale; 

 controllare e far controllare l’esistenza e l’efficacia della segnaletica di sicurezza e 

l’osservanza delle istruzioni di lavoro; 

 collaborare con gli uffici di approvvigionamento affinché gli ordini relativi 

all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, materiali, ecc. evidenzino i requisiti 

di sicurezza; 

 progettare e proporre procedure, istruzioni di sicurezza, metodi, modalità e mezzi di 

prevenzione; 

 accertarsi che tutto il personale abbia ben compreso la natura dei rischi presenti nelle 

lavorazioni da eseguire ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle 

mansioni affidate; 

 promuovere incontri, riunioni, corsi, sopralluoghi, verifiche ed iniziative formative; 

 accertare e far accertare con sopralluoghi ispettivi l’osservanza delle norme di igiene 

e sicurezza da parte del personale che opera nei cantieri; 

 controllare e far controllare le concrete condizioni di lavoro nel cantiere; 

 coordinare, indirizzare e guidare i collaboratori tecnici di sicurezza; 

 mantenere i rapporti con gli Enti preposti alla prevenzione; 

 redigere periodici reporting di sicurezza; 

 coordinare, sollecitare e presiedere alle seguenti riunioni: 

 riunione preventiva con il capocantiere e i preposti per illustrare, discutere ed 

esaminare il piano di sicurezza in ogni sua parte; 

 riunione di sicurezza con i lavoratori prima dell’inizio dei lavori, per rendere edotti 

gli stessi sui rischi specifici presenti nelle lavorazioni da eseguire; 

 riunioni periodiche con il capocantiere per l’esame delle condizioni di sicurezza del 

cantiere; 

 riunione con il capocantiere e i preposti per concordare la misure di sicurezza da 

adottare in presenza di lavori interferenti; 
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 colloquio con i lavoratori infortunati per l’esame delle cause e delle circostanza che 

hanno determinato l’infortunio e per effettuare opera di sensibilizzazione in materi 

di sicurezza. 

Le loro funzioni saranno: 

 collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla 

predisposizione ed alla attuazione delle misure di tutela; 

 effettuare gli accertamenti sanitari e le visite mediche correlate ai rischi professionali; 

 redigere la cartella sanitaria e di rischi per ciascun lavoratore; 

 elaborare i giudizi di idoneità alle mansioni previste per ciascun lavoratore; 

 informare i lavoratori sul significato degli accertamenti medici comunicandi loro i 

risultati; 

 partecipare alle riunioni periodiche; 

 visitare gli ambienti di lavoro ogni qualvolta mutano le lavorazioni e/o gli uomini 

impiagati per quella lavorazione e, comunque almeno due volte l’anno; 

 collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella 

predisposizione del servizio di primo soccorso. 

La loro consulenza verrà estesa: 

 alla valutazione di tollerabilità dei Dispositivi di Protezione Individuale (dpi) previsti 

per ciascun lavoratore; 

 alla redazione dei verbali di riunioni periodiche con il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ed il RLS; 

 alla formazione ed informazione del personale circa i rischi per la salute, sulle 

caratteristiche dei carichi e sulla loro corretta movimentazione; 

 alla collaborazione con la Medicina del Lavoro per fornire tutte le informazioni 

mediche del soggetto infortunato per indicare eventuali limitazioni terapeutiche. 

L’assunzione degli oneri conseguenti la nomina dovrà essere sottoscritta dal designato, 

unitamente all’attribuzione dei poteri conferitogli dal datore di lavoro per l’espletamento 

dell’incarico. 

Essendo stati eletti o designati dai lavoratori, avranno il compito di rappresentarli sotto il 

profilo della sicurezza e della salute sul posto di lavoro . 

Avranno i poteri e la formazione necessari (per i requisiti minimi cfr. art. 18 D.L.gs 81/08 e 

s.m.i.) affinchè possano, sotto il coordinamento del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza dell’ Impresa Appaltatrice:  

 assicurare, tramite azioni di coordinamento l, l’applicazione delle disposizioni, e delle 

procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; 
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 promuovere l’ elaborazione, l’ individuazione e l’ attuazione delle misure di 

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’ integrità fisica dei lavoratori; 

 collaborare nella designazione degli addetti al servizio di prevenzione, degli addetti alla 

gestione emergenze e primo soccorso e all’organizzazione della formazione ed 

informazione; 

 collaborare all’ adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con le 

informazioni sulla prevenzione e protezione dai rischi, all’ evoluzione dei lavori e alle 

eventuali modifiche intervenute; 

 partecipare alle riunioni periodiche sui temi legati alla sicurezza, dando il suo 

contributo alla soluzione dei rischi rilevanti; 

 formulare osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti; 

 avvertire il responsabile della squadra di emergenza dei rischi individuati nella sua 

attività; 

 fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione 

adottate nel posto di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza; 

 in caso di gravi inosservanze, proporre al Datore di lavoro la sospensione dei lavori, l’ 

allontanamento dell’ impresa subappaltatrice o dei lavoratori autonomi del cantiere o la 

risoluzione del contratto; 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla 

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati nel cantiere. 

 

PREPOSTI (ASSISTENTI E CAPI SQUADRA) 

Presiedono all’esecuzione di singole fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del capo 

cantiere 

 vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza 

iniziative personali che possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza; 

 verificando sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori 

direttamente controllati; 

 segnalando ai superiori eventuali rischi non previsti, soprattutto nel corso di lavorazioni 

interferenti. 

I lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri: 

 utilizzeranno le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D. Lgs  81/08 

e s.m.i., curandone la manutenzione periodica e assicurandone la conformità alle norme 

vigenti; 
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 utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale conformante a quanto previsto dal 

D. Lgs  81/08 e s.m.i.; 

 si adegueranno alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai 

fini della sicurezza. 

MAESTRANZE 
 

I lavoratori, anche attraverso la formazione e informazione ricevuta, diventano non solo 

soggetti tutelati del piano di sicurezza, soggetti attivi per cui essi saranno tenuti ad 

 osservare la disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e la altre attrezzature di lavoro, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui 

vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 

competenze e responsabilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone 

notizia al rappresentante dei lavori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza  o di 

segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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RIFERIMENTO NORMATIVO E TECNICO 

 

 

PREMESSA 

  

Al fine di facilitare agevolare tutti coloro che saranno chiamati a rispettare e far rispettare la 

Sicurezza del cantiere, nonché di contribuire alla divulgazione dei contenuti del presente Piano 

di sicurezza – anche nell’ottica della formazione e informazione. si è ritenuto opportuno riportare 

un  elenco della più significativa legislazione, alla quale fare riferimento. 

 

SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI 

Principi generali di tutela 

Costituzione: (artt. 32,35,41); 

Codice Civile: (artt.2043,2050,2086,2087); 

Codice Penale: (artt.437, 451, 589, 590); 

D.M. 22 febbraio 1965: ”Attribuzione all’ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e 

delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di massa a 

terra”; 

D. P. R.  N. 1124 del 30 giugno 1965: “ Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”; 

Legge 300/70: “Statuto del lavoratori”; 

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978:”Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 

D. P. R. n. 619 del 31 luglio 1980: “Istituzione dell’I.S.P.E.S.L.” 

Legge n. 142 del 19 febbraio 1992: ”Disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”; 

D. P. R. n. 626 del 19 settembre 1994: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 

89/655/CEE, 90/269/CE, 90/270/CEE, e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 

Funzioni di vigilanza 

D. P. R. 520/55: “Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale”; 

Legge 628/61: “Modiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”; 

Legge n. 597 del 12 agosto 1982: “Disciplina delle funzioni prevenzione ed omologative delle 

USL e dell’ISPELS”; 
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D.M. Ind. Comm. Art. Del 23 dicembre 1982: “Autorizzazione alle USL ad esercitare attività 

omologative  per conto dell’ISPELS”;   

D. M. Ind. Comm. Art. Del 23 dicembre 1982: ” Autorizzazione alle USL  ad esercitare attività 

omologativa dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 23 dicembre 1982 “Istituzione dei dipartimenti periferici per l’attività 

omologativi dell’ISPESL; 

D. M. Ind. Comm. Art. Del 23 dicembre 1982 “Identificazione delle attività omologative già 

svolte dai soppressi ENPI e ANCC di competenza dell’ISPESL”; 

D.M. Sanità n°322 del 24 giugno 1991 “Regolamento dei servizi dell’istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro”; 

D.Lgs. n°268 del 30 giugno 1993 “Riordinamento dell’istituto superiore di prevenzione e 

sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, 

n°421”; 

D.Lgs. n°758 del 19 dicembre 1994: “Modificazione alla disciplina sanzionata in materia di 

lavoro”. 

 

Prevenzione degli infortuni 

R.D. n° 998 del 25 luglio 1913 “Norme per assicurare il buon igienico nei cantieri delle grandi 

opere pubbliche”; 

Circ. M. LL.PP. n°11907 del 09 novembre 1948 “Ispettorato contratti. Obblighi assicurativi”; 

Legge n°51 del 12 febbraio 1955: “Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e 

speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro”; 

D.P.R. n°547 del 27 aprile 1955: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 

D.P.R. n°302 del 19 marzo 1956: “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di 

quelle generali emanate con D.P.R. n°547 del 27 aprile 1955”; 

D.M. 3 aprile 1957: “Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 

398 del D.P.R. 547/55”; 

D.M. 12 settembre 1958: “Istituzione del registro degli infortuni”; 

D.Lgs. n°10 del 2 gennaio 1997: “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 

96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale”; 

Circ. Min. Lav. Prev. Soc. n°73 del 30 maggio 1997 “Ulteriori chiarimenti interpretativi del 

D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 626/94”; 

 Circ. Min. Lav. Prev. Soc. n°30 del 5 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 

per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

D.M. Interno e Lavoro del 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
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gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”; 

D.Lgs. n°359 del 4 agosto 1999: “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 

89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro 

da parte dei lavoratori”; 

Circ. Min. Lavoro e Previdenza Sociale n°44 del 10 luglio 2000: “D.Lgs. n°359/99 – Verifiche e 

controlli sulle attrezzature di lavoro – Modalità di conservazione delle relative documentazioni 

– Quesito”; 

UNI 7249 “Statistiche sugli infortuni sul lavoro”; 

UNI EN 481 “Atmosfera nell’ambiente di lavoro – Definizioni delle frazioni granulometriche 

per la misurazione delle particelle disperse”; 

UNI 9432 “Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di 

lavoro”; 

UNI 9751 “Igiene e sicurezza nel campo della saldatura – Metodi di campionamento e analisi 

dei fumi”; 

UNI 8088 “Lavori inerenti le coperture dei fabbricati – Criteri di sicurezza”; 

UNI 10458 “Funzioni e profilo del professionista della security aziendale”; 

UNI ISO 5805  “Vibrazioni meccaniche e urti riguardanti l’uomo – Vocabolario”; 

UNI ISO 5982  “Vibrazioni ed urti  – Impedenza meccanica di ingresso nel corpo umano”; 

UNI ISO 7692 “Vibrazioni e urti meccanici – Trasmissibilità meccanica del corpo umano lungo 

la direzione z”; 

UNI ENV 2841 “Risposta degli individui alle vibrazioni – Strumenti di misurazione”; 

 

Macchinari e mezzi di cantiere 

D.M. del 05 marzo 1973 “Riconoscimento di efficacia dei dispositivi a frazione per l’arresto di 

fine corsa adottato nei paranchi elettrici”; 

D.M. del 21 maggio 1974 “Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 

maggio 1927, n° 824 e disposizioni per l’esonero da alcune verifiche e prove stabilite per; 

D.M. del 12 settembre 1959 “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 

documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro”; 

Legge n° 1369 del 23 ottobre 1960 “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle 

prestazioni di lavoro, e nuova disciplina per impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di 

servizi”; 

Legge n°186 del 1 marzo 1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni  e impianti elettrici ed elettronici”; 
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Legge n°1083 del 6 dicembre 1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”; 

Legge n° 332 del 27 giugno 1981 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 

aprile 1981, n°169, concernente attuazione della legge 23 dicembre 1978, n°833, in materia di 

trasferimento delle funzioni svolte dall’Ente nazionale prevenzione infortuni e dell’Associazione 

nazionale controllo combustione”; 

Legge n°178 del 02 maggio 1983 “Interpretazione autentica art. 7 D.P.R. 27.4.55 n°547 

(prevenzione infortuni)”; 

D.M. 10 agosto 1984 “Integrazione al D.M. 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del 

modello del registro infortuni”; 

Legge n°88 del 3 marzo 1989 “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e 

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”; 

D.Lgs n°502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della L. 23.10.92, n°421; 

D.P.R. n°441 del 18 aprile 1994 “Regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento 

e la disciplina delle attività relative ai compiti dell’ISPESL, in attuazione dell’art. 2 comma 2, 

del decreto legislativo 30 giugno 1993, n°268”; 

Circ. Min. Ambiente n°2646 del 22 luglio 1996 “Circolare in merito ai criteri di analisi e 

valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati 

al decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche di 

sicurezza per i depositi assoggettati al decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 1996”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°162054 del 25 giugno 1997 “Disposizioni applicative del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n°459, art. 11, comma 3, in merito alla 

compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L.”; 

Legge n°128 del 24 aprile 1998 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla  

 

Igiene del lavoro 

D.P.R. n°303 del 19 marzo 1956: “Norme generali per l’igiene del lavoro”; 

D.M. 28 luglio 1958: “Presidi chirurgici e farmaceutici”; 

D.M. 21 gennaio 1987 “Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai 

lavoratori esposti al rischio di asbestosi”; 

D.P.R. 336/94 “Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria 

e nell’agricoltura”; 

Legge n°447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

D.M. Ambiente n°381del 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per l a 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”; 
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Igiene del lavoro  

UNI EN 397 “Elmetti di protezione per l’industria”; 

UNI 7562 “Cinture di sicurezza da lavoro – Termini, classificazione e requisiti”; 

UNI EN 420 “Requisiti generali per i guanti”; 

UNI EN 388 “Guanti di protezione contro i rischi meccanici”; 

UNI 8479 “Guanti da lavoro in cuoio a 5 dita – Dimensioni, requisiti e prove”; 

UNI 8615/1 “Calzature di protezione con tomaia in cuoio – Termini classificazione e requisiti 

generali”; 

UNI EN 345 “Specifiche per le calzature di sicurezza per uso professionale”; 

UNI EN 344 “Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e 

calzature da lavoro per uso professionale”; 

UNI EN 358 “Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle 

cadute dall’alto – Sistema di posizionamento sul lavoro”; 

UNI EN 363 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di arresto 

caduta”; 

UNI EN 365 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Requisiti generali 

per le istruzioni per l’uso e la marcatura”; 

UNI EN 365/1 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi 

anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida”; 

UNI EN 365/2 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi 

anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile”; 

UNI EN 354 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Cordini”; 

UNI EN 355 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Assorbitori di 

UNI EN 360 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi 

anticaduta di tipo retrattile”; 

UNI EN 361 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Imbracatura per 

il corpo”; 

UNI EN 362 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Connettori”; 

UNI EN 364 “Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Metodi di 

prova”; 

UNI EN 340 “Indumenti di protezione – Requisiti generali”; 

UNI EN 510 “Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di 

impigliamento con parti in movimento”; 

UNI EN 352/1 “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie”; 
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 UNI EN 352/2 “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Inserti”; 

UNI EN 458 “Protettori auricolari – Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la 

manutenzione – Documento di guida”; 

UNI EN 471 “Indumenti di segnalazione ad alta visibilità”; 

UNI EN 169 “Protezione personale degli occhi – Filtri per la saldatura e tecniche connesse – 

Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate”; 

UNI EN 133 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Classificazione”; 

UNI EN 132 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Definizioni”; 

UNI EN 134 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Nomenclatura dei componenti”; 

UNI EN 135 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Lista dei termini equivalenti”; 

UNI EN 165 “Protezione personale degli occhi – Vocabolario”; 

UNI EN 166 “Protezione personale degli occhi – Specifiche”; 

UNI EN 469 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova per 

indumenti di protezione per la lotta contro l’incendio”; 

Decreto Legislativo n°475 del 4 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del 

consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati 

membri relative ai dispositivi di protezione individuale”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 22 marzo 1993 “Determinazione dei requisiti che devono essere 

posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 17 gennaio 1987 “Elenco di norme ammonizzate concernente 

l’attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”. 

 

Impianti  

Legge n°46 del 5 marzo 1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

Circ. Min. Ind. Comm. Art. n°3209/C del 21 maggio 1990 “L. 5.3.1990 n°46. Norme per la 

esecuzione di impianti tecnologici”; 

Nota M. Pubbl. Istr. N°5865 del 27 giugno 1990 “Legge 46/1990 recante norme per la sicurezza 

degli impianti. Parere circa i requisiti tecnico – professionali”; 

Circ. Min. Pubbl. Istr. N°2128 del 20 luglio 1990 “Legge 46/1990 recante norme per la 

sicurezza degli impianti. Richiesta parere sull’art. 3 Requisiti tecnico – professionali”; 

Circ. Min. ind. Comm. Art. n°3239/C del 22 marzo 1991 “Legge 5 marzo 1990, n°46. Norme per 

l’esecuzione degli impianti tecnologici”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°3253/C del 10 settembre 1991 “Legge 5 marzo 1990, n°46. Norme 

per la sicurezza degli impianti”; 

Nota M. Pubbl. Istr. Del 9 ottobre 1991 “Legge 5.3.1990, n°46 – Norme per la sicurezza degli 
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impianti”; 

D.P.R. n°447 del 6 dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della legge 5.3.1990 n°46, in 

materia di sicurezza degli impianti”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di 

conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della 

legge 5 marzo 1990, n°46, recante norme per la sicurezza degli impianti”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 22 aprile 1992 “Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle 

verifiche in materia di sicurezza degli impianti”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°3282/C del 30 aprile 1992 “Legge 5.3.1990 n°46 – Norme per la 

sicurezza degli impianti”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 11 giugno 1992 “Approvazione dei modelli dei certificati di 

riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai 

fini della sicurezza degli impianti”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 24 agosto 1992 “Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992 

concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di 

sicurezza degli impianti”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 17 febbraio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 24 agosto 

1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di 

sicurezza degli impianti”; 

 D.P.R. n°392 del 18 aprile 1994 “Regolamento recante disciplina del procedimento di 

riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli  

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°161892 del 27 luglio 1994 “Lettera circolare agli uffici UPICA e 

camere di commercio sulla messa in commercio dei dispositivi segnalatori e rilevatori di fughe 

di gas combustibile per uso domestico e similare”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°162473 del 20 dicembre 1994 “Legge n°46/1990 sulla sicurezza 

degli impianti domestici e legge n°1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. 

Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici UPICA sulle caratteristiche, per la 

commercializzazione, dei dispositivi rilevatori di gas combustibile per uso domestico e similare. 

Normativa tecnica di riferimento”; 

Lett. Circ. M. Interno n°938 del 12 giugno 1995 “Legge 5.3.1990, n°46 – Norme per la sicurezza 

degli impianti – manutenzione degli ascensori e montacarichi”; 

D.M. Ind. Comm. Art. del 3 luglio 1995 “Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la 

formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti”; 

Legge n°25 del 5 gennaio 1996 “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel 



01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac 84 

settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n° 162429 del 08 agosto 1996 “Legge n°46/1990 sulla sicurezza degli 

impianti domestici e legge n°1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera 

circolare alle camere di commercio e agli uffici Upica sulle caratteristiche per la corretta 

installazione dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Criteri 

tecnici di riferimento”; 

Lett. Circ. M. Interno n°2323 del 6 novembre 1996 “Legge 5.3.90 n°46. Chiarimenti interpretati 

e applicativi ai fini dell’attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati 

da combustibili gassosi”; 

D.L. n°670del 31 dicembre 1996 “Proroga dei termini”; 

Lett. Circ. M. Interno n°1089 del 22 maggio 1997 “Impianti elettrici – Legge 46/90 – 

Dichiarazioni di conformità e collaudi”; 

Legge n°266 del 7 agosto 1997  “Interventi urgenti per l’economia”; 

Circ. M. Ind. Comm. Art. n°3439 del 27 marzo 1998 “L. 5 marzo 1990 n°46. Chiarimenti e 

interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più rilevanti”; 

D.P.R. n°218 del 13 maggio 1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza 

degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico”. 
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NOTIFICA PRELIMINARE 

 

 

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 81/08 il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’ 

inizio dei lavori deve trasmettere all’ ASL di competenza e alla direzione provinciale del 

lavoro territorialmente competente la notifica preliminare conformemente all’allegato XII, 

di cui copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 

disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché gli eventuali 

aggiornamenti nei seguenti casi:  

a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; 

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie 

di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore 

a duecento uomini-giorno. 

 

La notifica deve contenere i seguenti dati: 

 

- Data della comunicazione 

- indirizzo del cantiere  

- Committente, Nome, indirizzo  

- Natura dell’ opera  

- Responsabile dei lavori, Nome, indirizzo  

- Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la fase di progettazione, 

Nome, Indirizzo  

- Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la fase di esecuzione, 

Nome, Indirizzo 

- Data presunta di inizio dei lavori in cantiere  

- Durata presunta dei lavori in cantiere  

- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere  

- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere  

- Identificazione delle imprese già selezionate  

- Ammontare complessivo presunto dei lavori  
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IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito
C.01.010.010 con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
.d carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di

tubo in rame rivestito da mm 16x1,0
SOMMANO m 770,00 5,88 4´527,60 48,44 1,070

2 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito
C.01.010.010 con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
.e carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di

tubo in rame rivestito da mm 18x1,0
SOMMANO m 1´978,00 7,51 14´854,78 158,95 1,070

3 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito
C.01.010.010 con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
.f carat ... o dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di

tubo in rame rivestito da mm 22x1,0
SOMMANO m 1´503,00 9,73 14´624,19 153,56 1,050

4 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.b nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 1/2"
SOMMANO m 558,00 7,84 4´374,72 54,23 1,240

5 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.c nuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 3/4"
SOMMANO m 470,00 11,20 5´264,00 73,18 1,390

6 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.d tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 1"
SOMMANO m 267,00 13,58 3´625,86 47,14 1,300

7 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.e uta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 1"1/4
SOMMANO m 270,00 16,44 4´438,80 55,04 1,240

8 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.f uta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 1"1/2
SOMMANO m 585,00 18,61 10´886,85 129,56 1,190

9 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di
C.01.090.010 locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in ope ...
.g tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio

FM di diametro nominale 2"
SOMMANO m 50,00 24,59 1´229,50 14,63 1,190

10 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.a inci ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74

di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
SOMMANO m 2´222,00 17,20 38´218,40 214,03 0,560

11 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.b inci ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74

di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6
SOMMANO m 282,00 20,02 5´645,64 27,11 0,480

12 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 107´690,34 975,87

.d inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di
diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6

SOMMANO m 599,00 26,80 16´053,20 69,02 0,430

13 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.g inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 60,3 e spessore da mm 2,9
SOMMANO m 792,00 24,42 19´340,64 106,39 0,550

14 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.i inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 76.1 e spessore da mm 2,9
SOMMANO m 1´140,00 27,38 31´213,20 165,44 0,530

15 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.j inci ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 88,9 e spessore da mm 3,2
SOMMANO m 97,50 35,02 3´414,45 15,36 0,450

16 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.m inci ...  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 114,3 e spessore da mm 3,6
SOMMANO m 63,08 46,09 2´907,36 11,34 0,390

17 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.o inci ...  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 139,7 e spessore da mm 4,0
SOMMANO m 36,00 58,59 2´109,24 7,38 0,350

18 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.030 UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
.q inci ...  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74 di

diametro mm 168,3 e spessore da mm 4,5
SOMMANO m 6,66 76,01 506,22 1,47 0,290

19 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
C.01.090.040 UNI 7287/74, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende:
.a inci ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo UNI 7287/74

di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6
SOMMANO m 1´366,00 9,28 12´676,48 166,06 1,310

20 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.010 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di
.a cassett ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Collettore 2+2 da 3/4"
SOMMANO cad 4,00 125,26 501,04 3,92 0,780

21 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.010 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di
.c cassett ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"
SOMMANO cad 4,00 144,77 579,08 4,28 0,740

22 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.020 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
.d cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1"
SOMMANO cad 3,00 162,12 486,36 3,21 0,660

23 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.020 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
.f cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1"
SOMMANO cad 4,00 185,40 741,60 4,68 0,630

24 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 198´219,21 1´534,42

C.03.010.020 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
.g cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 8+8 da 1"
SOMMANO cad 4,00 199,18 796,72 5,00 0,630

25 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.020 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
.h cassetta  ... tiva eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 9+9 da 1"
SOMMANO cad 6,00 208,90 1´253,40 7,62 0,610

26 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a
C.03.010.020 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
.i cassetta  ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 1"
SOMMANO cad 14,00 221,30 3´098,20 18,60 0,600

27 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI
C.04.010.010 PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano
.j esclus ...  idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di filtro a Y in ghisa DN150
SOMMANO cad 4,00 396,84 1´587,36 3,66 0,230

28 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI
C.04.010.050 PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
.k esclusi ...  occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola di

ritegno in ghisa a flusso avviato DN150
SOMMANO cad 4,00 391,47 1´565,88 3,60 0,230

29 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera
C.04.010.260 con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
.a Compreso: ...  prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Posa di valvola wafer DN 50
SOMMANO cad 8,00 154,51 1´236,08 3,10 0,250

30 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16, fornita in opera
C.04.010.260 con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
.d Compreso: ... prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Posa di valvola wafer DN 100
SOMMANO cad 14,00 235,99 3´303,86 10,90 0,330

31 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di
C.04.010.280 pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare
.d il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN65

SOMMANO cad 20,00 41,65 833,00 8,75 1,050

32 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di
C.04.010.280 pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare
.e il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN80

SOMMANO cad 27,00 45,94 1´240,38 12,53 1,010

33 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di
C.04.010.280 pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare
.g il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN125

SOMMANO cad 20,00 61,38 1´227,60 10,93 0,890

34 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera. Compreso le fasi di
C.04.010.280 pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare
.h il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN150

SOMMANO cad 8,00 71,82 574,56 4,88 0,850

35 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
C.04.020.050 tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C,
.f PN6, gr ... revalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:

DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65
SOMMANO cad 6,00 594,11 3´564,66 7,84 0,220

36 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
C.04.020.050 tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C,
.j PN6, gr ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 218´500,91 1´631,83

SOMMANO cad 4,00 1´111,27 4´445,08 5,78 0,130

37 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso
C.04.020.110 avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle
.d motopompe ...  flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16

Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate DN65
SOMMANO cad 3,00 1´754,10 5´262,30 13,16 0,250

38 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono comprese: valvole a flusso
C.04.020.110 avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle
.f motopompe ... flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16

Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate DN100
SOMMANO cad 1,00 2´757,91 2´757,91 5,79 0,210

39 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.050 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.b ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 13, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm13 DN20 (3/4")
SOMMANO m 3´058,00 3,80 11´620,40 111,56 0,960

40 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.c ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN25 (1")
SOMMANO m 1´262,00 13,72 17´314,64 64,07 0,370

41 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.d ... la diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4)
SOMMANO m 282,00 16,22 4´574,04 16,92 0,370

42 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.e ... la diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2)
SOMMANO m 377,00 17,76 6´695,52 26,79 0,400

43 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.f ... a alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2")
SOMMANO m 714,00 19,73 14´087,22 59,17 0,420

44 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.g ... la diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2)
SOMMANO m 208,00 21,52 4´476,16 18,36 0,410

45 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.h ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN 80 (3")
SOMMANO m 45,50 24,46 1´112,93 4,45 0,400

46 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.i ... alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN 100 (4")
SOMMANO m 63,08 28,77 1´814,81 6,71 0,370

47 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
C.05.010.070 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°
.j ...  alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera Isolante

elastomerico classe1 da mm 32 DN125 (5")
SOMMANO m 151,92 31,69 4´814,34 18,29 0,380

48 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio
C.05.010.090 compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e
.b quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte Finitura con

COMMITTENTE: 
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lamierino di alluminio 6/10
SOMMANO m² 59,20 16,57 980,94 6,47 0,660

49 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino con spessori da 0.6
C.05.010.110 mm a 0.8 mm, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei
.a cana ... egola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato Rivestimento per canali di

distribuzione aria realizzato con lamierino
SOMMANO m² 442,00 32,19 14´227,98 65,45 0,460

50 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35
C.05.010.120 kg/mq, compreso l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda
.d mussola ... r fornire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Isolamento di tubazioni

con coppelle di polistirolo spessore mm 50
SOMMANO m² 1,52 22,63 34,40 0,26 0,770

51 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera
C.06.010.010 Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato
.a SOMMANO kg 35´105,86 6,22 218´358,45 698,75 0,320

52 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30,
C.06.020.050 sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm
.z11 400X600

SOMMANO cad 46,00 67,24 3´093,04 26,91 0,870

53 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30,
C.06.020.070 sistema di fissaggio con viti in vista, io opera Da mm 600X400
.z35 SOMMANO cad 59,00 61,55 3´631,45 25,80 0,710

54 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con
C.06.020.080 viti a vista, in opera Da mm 500X200
.j SOMMANO cad 185,00 55,99 10´358,15 40,39 0,390

55 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio
C.06.020.170 viti non in vista, in opera Da mm 150X150
.a SOMMANO cad 299,00 65,40 19´554,60 93,86 0,480

56 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio
C.06.020.170 viti non in vista, in opera Da mm 225X225
.b SOMMANO cad 42,00 74,89 3´145,38 13,21 0,420

57 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10,
C.06.020.200 profondità mm 300, otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico
.z05 ta ... lettrico di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL

30/11/1993, in opera Da mm 1100 x 700
SOMMANO cad 6,00 334,75 2´008,50 3,82 0,190

58 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette
C.06.020.210 tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera Da mm
.j 600 x 310

SOMMANO cad 6,00 115,61 693,66 3,05 0,440

59 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, alette
C.06.020.210 tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera Da mm
.k 600 x 410

SOMMANO cad 6,00 129,06 774,36 3,09 0,400

60 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di
C.06.030.020 supporti antivibranti , portelle di ispezione, motore preddisposto a doppia alimentazione
.f 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera Estrattore a cassonetto fino a

4000mc/h
SOMMANO cad 9,00 1´575,78 14´182,02 17,01 0,120

61 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con
C.09.010.030 portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 565
.d ... preso le opere murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte UNI 45 e manichetta da m 30
SOMMANO cad 40,00 208,40 8´336,00 34,17 0,410

62 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
C.09.010.080 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
.l controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 144BC

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 596´855,19 3´015,12

SOMMANO cad 47,00 68,88 3´237,36 0,33 0,010

63 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-
C.09.010.140 12
.e SOMMANO cad 47,00 23,83 1´120,01 0,57 0,050

64 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
E.01.020.010 eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ...
.a m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o

con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO m³ 1´089,60 4,27 4´652,59 19,08 0,410

65 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
E.01.020.010 eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ...
.c no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella

ancora scavabile con benna da roccia
SOMMANO m³ 265,41 10,36 2´749,65 7,15 0,260

66 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
E.01.020.020 maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
.a lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 1´307,52 1,07 1´399,05 0,00

67 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei
E.01.040.010 materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
.a quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con

materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m³ 92,40 2,07 191,27 1,26 0,660

68 Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento
E.01.040.020 della terra secondo prescrizioni del Csd’A e irrorazione di acqua con esclusione degli
.a oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con

materiale al bordo
SOMMANO m³ 1´455,71 6,40 9´316,54 20,50 0,220

69 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
E.01.040.030 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
.b ... d il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale idoneo

proveniente da impianti di frantumazione
SOMMANO m³ 671,46 23,70 15´913,60 9,55 0,060

70 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici,
E.01.040.040 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio
.a ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di

tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO m³ 72,38 38,08 2´756,23 2,20 0,080

71 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
E.01.050.010 autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
.a gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³ 267,00 6,30 1´682,10 0,00

72 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.020 movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
.a 50  ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata

controllata di materiali di risulta
SOMMANO m³ 3´794,28 25,68 97´437,11 730,78 0,750

73 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
E.01.050.070 di carico e scarico dei materiali valutazione a peso
.a SOMMANO kg 3´924,69 0,03 117,74 2,81 2,390

74 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
E.01.050.070 di carico e scarico dei materiali valutazione a volume
.b SOMMANO m³ 1´096,84 31,58 34´638,21 748,18 2,160

75 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.a ordinaria;man ... ore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.

Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO m³ 5´948,36 4,20 24´983,12 0,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 797´049,77 4´557,53

76 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.d ordinaria;man ... mente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili

con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO m³ 678,72 37,16 25´221,24 0,00

77 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020 diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
.i ordinaria;man ... te responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC,

guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.09.04
SOMMANO m³ 78,50 45,29 3´555,27 0,00

78 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
E.03.010.010 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi
.e autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25
SOMMANO m³ 1´037,57 96,82 100´457,53 221,00 0,220

79 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
E.03.010.036 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi
.f autocompatta ... lo con o senza sali disgelanti, con resistenza caratteristica: In elevazione

Rck 40 areato - XF2 - rapporto a/c max<0,50
SOMMANO m³ 46,58 124,19 5´784,77 15,62 0,270

80 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI
E.03.010.040 11104 in conformità al DM 14/09/2005. D max inerti 32 mm classe di consistenza S4 o
.e S5 eseguito s ... oli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali

additivi. Per pareti di spessore < 180 mm Rck 45 N/mm²
SOMMANO m³ 1´494,90 126,67 189´358,99 662,75 0,350

81 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO m² 610,18 20,95 12´783,27 263,34 2,060

82 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. per opere in elevazione
SOMMANO m² 10´258,66 27,60 283´139,02 5´124,83 1,810

83 Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo
E.03.030.050 espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi
.a altezza Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro

SOMMANO m² 219,75 19,81 4´353,25 99,69 2,290

84 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
E.03.040.010 Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
.a sagomato  ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge Acciaio in barre per armature
SOMMANO kg 28´255,04 1,07 30´232,89 196,51 0,650

85 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da
E.03.050.060 guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado,
.a ... oni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione

sulle interfacce apri a 14 kg/cm²
SOMMANO m 425,00 33,32 14´161,00 38,23 0,270

86 Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in
E.04.020.010 polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60
.e cm, ... are il solaio finito a regola d'arte per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con

altezza totale del solaio pari a 30 cm
SOMMANO m² 219,75 65,88 14´477,13 78,18 0,540

87 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.010.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione
.a della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

SOMMANO m² 1´001,25 10,81 10´823,51 196,99 1,820

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´491´397,64 11´454,67
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88 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
E.07.020.010 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4

cm
SOMMANO m² 7´364,99 14,18 104´435,56 1´670,97 1,600

89 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di
E.07.020.010 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m² 67´511,85 0,86 58´060,19 0,00

90 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di
E.07.020.020 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.b ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior

spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m² 1´001,25 0,98 981,23 0,00

91 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano
E.07.020.040 superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5
.a mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

SOMMANO m² 5´816,42 4,31 25´068,77 350,97 1,400

92 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di
E.07.040.030 calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o
.a spianati anche con pendenze pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg

di calce per m³ di impasto
SOMMANO m³ 200,25 110,21 22´069,55 194,21 0,880

93 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi
E.08.020.010 altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe,
.b ecc., ...  renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni

comuni: con malta di cemento e sabbia
SOMMANO m³ 115,55 275,87 31´876,78 414,40 1,300

94 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
E.08.050.010 eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
.a fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 8 cm

SOMMANO m² 3´482,58 24,47 85´218,74 1´372,02 1,610

95 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana,
E.08.050.010 eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per
.c fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 12 cm

SOMMANO m² 192,36 26,93 5´180,25 75,63 1,460

96 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero
E.12.010.020 elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25 °C applicata a
.a fiamma su mass ... itudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata filo continuo

elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/m²
SOMMANO m² 1´001,25 11,01 11´023,76 121,26 1,100

97 Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm,
E.12.050.020 flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo
.a trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: armata in poliestere non

tessuto
SOMMANO m² 1´001,25 7,37 7´379,21 100,36 1,360

98 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer
E.12.070.010 bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa
.a di manti impermeabili

SOMMANO m² 1´001,25 1,09 1´091,36 20,30 1,860

99 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
E.13.020.050 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con
.a giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Bianco venato

SOMMANO m² 2´154,55 99,65 214´700,91 1´567,31 0,730

100 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a
E.13.030.050 massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco
.a su fresc ... ridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non

inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´058´483,95 17´342,10
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SOMMANO m² 1´274,64 39,67 50´564,97 389,34 0,770

101 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle
E.13.040.010 norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di
.e s ... mento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo

marmorizzate puntinate da cm 20x20
SOMMANO m² 1´001,25 39,62 39´669,52 277,69 0,700

102 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e
E.13.040.030 resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176
.e BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni

20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm
SOMMANO m² 1´486,68 45,60 67´792,60 454,20 0,670

103 Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi
E.13.110.010 all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco
.a di  ... onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad

opera d'arte per uno spessore di 20 cm
SOMMANO m² 11,02 8,36 92,13 0,56 0,610

104 Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi
E.13.110.010 all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco
.b di  ...  e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera

d'arte per ogni cm in più di spessore
SOMMANO m² 122,40 0,25 30,60 0,00

105 Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra
E.13.110.020 il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera
.a con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene

SOMMANO m² 61,20 1,27 77,72 0,36 0,460

106 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica,
E.13.110.030 Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo
.a sfer ... plessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine

bituminose per uno spessore di 10 cm
SOMMANO m² 61,20 14,74 902,09 4,96 0,550

107 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
E.15.020.010 rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII, con superficie liscia o semilucida
.a poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi

speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
SOMMANO m² 5´158,35 36,36 187´557,61 1´969,35 1,050

108 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste
E.15.080.020 rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le
.a occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 8 cm spessore

10 mm
SOMMANO m 1´930,78 11,27 21´759,89 93,56 0,430

109 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
E.16.020.003 migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno
.a strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e

pozzolana
SOMMANO m² 15´732,66 2,82 44´366,11 767,52 1,730

110 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
E.16.030.010 applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di
.b fondo base calce

SOMMANO m² 20´580,07 7,87 161´965,15 2´089,35 1,290

111 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
E.16.030.030 mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di
.a calce

SOMMANO m² 20´580,07 8,36 172´049,39 2´873,22 1,670

112 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
E.17.010.020 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
.a interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore

lastra 12,5 mm
SOMMANO m² 7´026,25 21,80 153´172,27 2´021,87 1,320

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´958´484,00 28´284,08
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113 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.18.160.030 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
.c pressopiegato spessore  ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60,

per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm
SOMMANO cad 4,00 685,43 2´741,72 2,47 0,090

114 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.18.160.040 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
.a pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,

per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm
SOMMANO cad 17,00 746,40 12´688,80 10,15 0,080

115 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.18.160.040 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
.e pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,

per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm
SOMMANO cad 4,00 810,34 3´241,36 2,26 0,070

116 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.18.160.040 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
.g pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,

per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm
SOMMANO cad 1,00 853,31 853,31 0,60 0,070

117 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
E.18.160.040 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
.h pressopiegato spessore  ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,

per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm
SOMMANO cad 4,00 900,50 3´602,00 2,52 0,070

118 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in
E.18.160.130 opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia
.c esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 46,00 186,94 8´599,24 16,33 0,190

119 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio
E.19.010.020 calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ...
.b io in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti

protettivi in acciaio Fe 430 gr.B
SOMMANO kg 66´272,97 4,07 269´730,99 5´421,59 2,010

120 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
E.21.010.010 all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
.a SOMMANO m² 15´732,66 2,34 36´814,42 577,98 1,570

121 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.21.020.040 delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente
.b SOMMANO m² 15´732,66 5,48 86´214,99 1´344,95 1,560

122 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
E.21.020.070 DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed
.a interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca

SOMMANO m² 0,00 6,91 0,00 0,00 1,870

123 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.040.090 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di
.b equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 4´400,00 3,48 15´312,00 274,08 1,790

124 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.040.090 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di
.c equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 377,52 5,40 2´038,61 35,06 1,720

125 Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da
E.21.040.090 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di
.d equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 104,50 8,39 876,76 15,61 1,780

126 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.010. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´401´198,20 35´987,68
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a ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili fino a 5 pezzi

SOMMANO cad 232,00 49,72 11´535,04 197,24 1,710

127 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.010. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
b ...  necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili da 5 a 10 pezzi
SOMMANO cad 117,00 44,47 5´202,99 88,97 1,710

128 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.020. continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi
SOMMANO cad 195,00 45,61 8´893,95 149,39 1,680

129 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
I.01.010.130. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
c compre ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi

PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
SOMMANO cad 171,00 45,81 7´833,51 130,03 1,660

130 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
I.01.020.010. cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri
a ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in

vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 59,00 251,48 14´837,32 63,79 0,430

131 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco
I.01.020.070. da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi
a ...  dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in

vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 89,00 365,06 32´490,34 120,21 0,370

132 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di
I.01.020.080. gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett
a ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in

vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 1,00 223,24 223,24 1,21 0,540

133 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay
I.01.020.100. completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro
b diametro  ... are la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm

70x70 in extra con miscelatore monocomando
SOMMANO cad 167,00 277,51 46´344,17 162,20 0,350

134 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm
I.01.030.070. 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
a indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 3,00 2´760,72 8´282,16 36,45 0,440

135 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
I.02.010.070. fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
c perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"

SOMMANO cad 28,00 16,85 471,80 5,90 1,250

136 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
I.02.010.070. fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
d perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

SOMMANO cad 33,00 23,94 790,02 9,96 1,260

137 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
I.02.010.070. fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
f perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2

SOMMANO cad 1,00 40,58 40,58 0,42 1,040

138 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,
I.02.010.070. fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
g perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"

SOMMANO cad 7,00 51,38 359,66 3,38 0,940

COMMITTENTE: 
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139 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla
I.03.010.010. norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e
b guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli

stessi Posa di tubo in PVC DE 40 mm
SOMMANO m 700,00 7,42 5´194,00 68,04 1,310

140 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla
I.03.010.010. norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e
e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli

stessi Posa di tubo in PVC DE 75 mm
SOMMANO m 700,00 11,15 7´805,00 85,08 1,090

141 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di
L.01.010.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
.a N07 ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore

10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 192,00 30,30 5´817,60 88,41 1,520

142 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di
L.01.010.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
.e N07 ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a

interruttore 10 A Punto luce con canaline
SOMMANO cad 26,00 54,51 1´417,26 13,32 0,940

143 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.150 opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
.f di  ... , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10

A Punto presa 10A funzionale a tenuta
SOMMANO cad 128,00 48,31 6´183,68 57,51 0,930

144 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di
L.01.010.170 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
.d N07 ... pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto

presa 10/A Punto presa 16A in vista IP 5X
SOMMANO cad 121,00 41,23 4´988,83 58,87 1,180

145 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.180 opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima
.a di  ... egola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/

A da derivazione con corrugato leggero
SOMMANO cad 182,00 27,00 4´914,00 70,77 1,440

146 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
L.01.070.040 norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
.a caratteristiche ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m
SOMMANO cad 34,00 23,57 801,38 2,48 0,310

147 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.070 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
.g caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 301,00 92,91 27´965,91 27,95 0,100

148 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.070 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
.i caratteristiche: - Tension ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 23,00 169,33 3´894,59 3,13 0,080

149 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale,
L.01.070.070 conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti
.j caratteristiche: - Tension ...  nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
SOMMANO cad 27,00 205,22 5´540,94 3,32 0,060

150 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati
L.01.090.090 con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,
.f chiusur ... ura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 34,00 298,03 10´133,02 44,59 0,440

151 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di
L.02.010.030 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione
.a di gas corrosiv ...  installati in aria libera, su passerelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Bipolare Sezione 2x1,5 mm²
SOMMANO m 855,00 1,33 1´137,15 14,11 1,240

152 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
L.02.010.150 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
.a contenuta emissione  ...  20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura

metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x1,5 mm²
SOMMANO m 4´900,00 1,40 6´860,00 80,94 1,180

153 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.190 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.a non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x10 mm²
SOMMANO m 846,00 3,42 2´893,32 27,76 0,960

154 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.190 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.b non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x16 mm²
SOMMANO m 187,10 4,36 815,76 6,62 0,810

155 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.190 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.c non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x25 mm²
SOMMANO m 50,00 5,54 277,00 1,99 0,720

156 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.210 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.d non prop ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Tripolare Sezione 3x6 mm²
SOMMANO m 4´740,00 4,97 23´557,80 190,81 0,810

157 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.210 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.e non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Tripolare Sezione 3x10 mm²
SOMMANO m 1´456,00 6,93 10´090,08 64,58 0,640

158 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.220 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.e non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Quadripolare Sezione 4x10 mm²
SOMMANO m 1´356,00 8,43 11´431,08 67,43 0,590

159 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.220 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.f non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Quadripolare Sezione 4x16 mm²
SOMMANO m 48,10 10,28 494,47 3,51 0,710

160 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.220 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.g non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Quadripolare Sezione 4x25 mm²
SOMMANO m 30,00 13,75 412,50 2,60 0,630

161 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.220 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.h non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Quadripolare Sezione 4x35 mm²
SOMMANO m 39,00 16,84 656,76 3,74 0,570

162 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.220 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.i non prop ... io IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

COMMITTENTE: 
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sicurezza alle persone Quadripolare Sezione 4x50 mm²
SOMMANO m 30,00 20,43 612,90 2,88 0,470

163 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo
L.02.020.110 pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il
.d ... sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione

non inferiore a IP 20 Da mm 200
SOMMANO m 5´070,00 27,45 139´171,50 1´363,89 0,980

164 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.010 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
.b ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini

o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m 5´413,00 2,47 13´370,11 250,03 1,870

165 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente,
L.02.040.010 serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu
.c ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini

o in vista Diametro mm 25
SOMMANO m 170,00 3,30 561,00 10,32 1,840

166 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico
L.02.050.020 con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48,
.a protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

92x92x45
SOMMANO cad 17,00 3,57 60,69 1,03 1,700

167 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico
L.02.050.020 con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48,
.d protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm

160x130x70
SOMMANO cad 1´000,00 6,46 6´460,00 99,50 1,540

168 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con
L.02.050.040 coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-
.a 48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da

mm 100x100x50
SOMMANO cad 596,00 7,28 4´338,88 52,07 1,200

169 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300
L.03.100.020 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
.c a ... ongitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per

un ridotto abbagliamento 4x18 W
SOMMANO cad 1´063,00 173,93 184´887,59 1´497,59 0,810

170 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300
L.03.100.040 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,
.b a ... rd e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in

metacrilato ad elevato rendimento 2x36 W
SOMMANO cad 26,00 142,00 3´692,00 25,11 0,680

171 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
L.03.140.010 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W
.b SOMMANO cad 30,00 61,35 1´840,50 14,72 0,800

172 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801 FTP
L.10.010.010 schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5
.h SOMMANO m 162,00 1,41 228,42 2,19 0,960

173 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con
L.15.010.210 lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie
.c ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 36-58 W autonomia

180 minuti-240 minuti
SOMMANO cad 305,00 152,89 46´631,45 65,27 0,140

174 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico con corrente alternata
L.15.030.050 trifase 380 V/220 V-50 Hz, stabilità della tensione ±2% in regime statico, sia in presenza
.c ... erifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa l'attivazione dell'impianto

potenza apparente nominale 15 KVA
SOMMANO cad 6,00 19´818,91 118´913,46 83,23 0,070

COMMITTENTE: 
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175 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
L.16.010.010 centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
.d visualizzazioni ... o con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a

8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone
SOMMANO cad 6,00 1´514,52 9´087,12 22,74 0,250

176 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,
L.16.010.020 compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16
.b zone

SOMMANO cad 4,00 733,00 2´932,00 1,76 0,060

177 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile,
L.16.020.060 per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione
.a dell'impianto completo di base di montaggio

SOMMANO cad 622,00 103,75 64´532,50 174,26 0,270

178 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12
L.16.020.070 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in
.b contenitore metallico per impianti

SOMMANO cad 50,00 522,67 26´133,50 47,04 0,180

179 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore
L.16.040.030 acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1
.b SOMMANO cad 1,00 53,88 53,88 0,10 0,180

180 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/
L.16.040.030 acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, a
.c SOMMANO cad 26,00 221,74 5´765,24 7,49 0,130

181 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: campana di
L.16.040.030 allarme IP 55
.d SOMMANO cad 19,00 74,39 1´413,41 5,37 0,380

182 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura composito
L.16.050.010 CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U)
.b SOMMANO m 3´360,00 2,12 7´123,20 0,00

183 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 24
M.05.010.10 SOMMANO cad 3,00 198,73 596,19 10,20 1,710
0.e
184 Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 500
M.05.010.10 SOMMANO cad 3,00 1´060,26 3´180,78 26,40 0,830
0.n
185 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di
M.07.010.02 nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ...
0.b ssaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).

Altezza massima dell'elemento mm 600
SOMMANO w 45´893,88 0,16 7´343,02 24,96 0,340

186 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
M.07.010.12 dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co
0.a e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per

allaccio da distribuzione
SOMMANO cad 29,00 85,99 2´493,71 25,44 1,020

187 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
M.08.010.01 completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di
0.a rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA

(m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
SOMMANO cad 102,00 596,80 60´873,60 176,53 0,290

188 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale,
M.08.010.01 completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di
0.b rac ...  (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA

(m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450
SOMMANO cad 132,00 634,27 83´723,64 259,55 0,310

189 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di
M.08.010.13 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
0.b valvola ad ... uzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per

allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 229,00 148,40 33´983,60 248,08 0,730

190 Sonda di umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere
M.09.010.30 incorporato il potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
0.c elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sonda da canale,

scala 30/80 % U.R.
SOMMANO cad 10,00 289,30 2´893,00 1,73 0,060

191 Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con
M.09.010.31 possibilità di avere il potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
0.a elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Sonda ambiente,

scala 0/30° C e 30/80 % U.R.
SOMMANO cad 41,00 298,47 12´237,27 7,34 0,060

192 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.
M.09.010.33 Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
0.c regola d'arte Scala 0/10 mbar

SOMMANO cad 7,00 301,09 2´107,63 1,26 0,060

193 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
M.09.010.47 completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti
0.e di r ... tt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0
SOMMANO cad 1,00 716,52 716,52 1,00 0,140

194 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
M.09.010.47 completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti
0.i di r ...  Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0
SOMMANO cad 3,00 1´302,58 3´907,74 4,30 0,110

195 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
M.09.010.47 completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti
0.k di r ...  Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0
SOMMANO cad 4,00 1´833,03 7´332,12 6,60 0,090

196 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 100 m2 completo di
NP014 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo

H07V ... uant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a
commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

SOMMANO cadauno 54,00 167,94 9´068,76 181,38 2,000

197 Impianto elettrico per edificio non residenziale per ambienti fino a 50 m2 completo di
NP015 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo

H07V- ... uant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte per punto luce a
commutatore 10 A Punto luce con corrugato pesante.

SOMMANO cadauno 121,00 115,62 13´990,02 279,79 2,000

198 Impianto elettrico per  ambienti fino a 20 m2 completo di sistema di distribuzione con
NP016 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o NO7V-K di sezione

minima  ... i da 10/16A;
-presa telefonica RJ45;
-presa trasmissione dati RJ45 cat. 6;
-presa TV 9.5 IEC
con corrugato pesante

SOMMANO cadauno 93,00 111,52 10´371,36 207,41 2,000

199 Fornitura e posa in opera di quadro generale di distribuzione BT, di protezione e
NP017 comando delle linee di alimentazione normale e privilegiata, costituita dagli elementi

descritti c ...  e montaggio in opera, comprese tutte le apparecchiature di controllo e
visualizzazione, voltametro, amperometri ecc.

SOMMANO cadauno 1,00 19´510,40 19´510,40 390,21 2,000

200 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di piano, come da tavola di
NP018 progetto

SOMMANO cadauno 6,00 10´684,63 64´107,78 1´282,14 2,000

201 Fornitura e posa in opera di  Quadro elettrico di distribuzione di piano, per alimentazione
NP019 blocco operatorio, compreso trasformatore di isolamento per reparti ad usomedico, come

da tavola di progetto

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 2,00 14´751,28 29´502,56 590,05 2,000

202 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione di zona, come da tavola di
NP020 progetto

SOMMANO cadauno 27,00 9´385,26 253´402,02 5´068,05 2,000

203 Fornitura e posa in opera di quadro eletrrico UPS linea privilegiata come da tavola di
NP021 progetto

SOMMANO cadauno 4,00 8´455,08 33´820,32 676,40 2,000

204 Fornitura e posa in opera di quadro di condizionamento QCDZ come da tavola di
NP022 progetto

SOMMANO cadauno 2,00 15´011,63 30´023,26 600,47 2,000

205 Fornitura e posa in opera di quadro di alimentazione inverter elettropompe alimentazione
NP023 fan coils

SOMMANO cadauno 2,00 12´146,56 24´293,12 485,86 2,000

206 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a
NP024 parete equipaggiato con :

N.3 prese universali sotto linea normale
N.3 prese universali sotto linea privilegiata
N.2 prese universali 3P+T+N - 380V
N.1 presa dati RJ45 cat. 6
N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

SOMMANO cadauno 111,00 175,49 19´479,39 389,59 2,000

207 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a
NP025 parete equipaggiato con :

N.3 prese universali 2P+T - 230V - 10/16A sotto linea normale
N. ... tto linea privilegiata
N.2 prese universali 3P+T+N - 380V
N.1 presa dati RJ45 cat. 6
N.1 presa telefonica RJ45 cat. 6

SOMMANO cadauno 102,00 108,63 11´080,26 221,60 2,000

208 Fornitura e posa in opera di quadretto prese in centralino multifunzionale da incasso a
NP026 parete equipaggiato con :

N.1 centralino da parete
N.6 prese universali  10/16A - 230 V
N.3 prese lineari bipassoi  10/16A - 230 V
N.1 presa RJ45 cat. 6

SOMMANO cadauno 16,00 154,59 2´473,44 49,46 2,000

209 Unità centrale per la gestione dei messaggi di emergenza con:
NP027 - 2 ingressi per sorgenti AUX

- 1 slot per l'inserimento di schede riproduzione messaggi audio preregistrati
- 4 us ...  postazioni VVFF con garanzia della funzione audio anche in caso di crollo del
sistema dii controllo
(2 unità RACK)

SOMMANO cadauno 3,00 1´674,07 5´022,21 100,44 2,000

210 Unità di commutazione per smistamento degli ingressi su 8 zone indipendenti
NP028 SOMMANO cadauno 3,00 488,69 1´466,07 29,31 2,000

211 Modulo diagnostico di zona
NP029 SOMMANO cadauno 6,00 341,22 2´047,32 40,95 2,000

212 Base microfonica
NP030 Terminale di utente per il lancio di messaggi selettivi perzona, per aree o generali, con

tastiera numerica per la selezione delle zone e display LCD per la visua ... della
diagnostica, e della zona selezionata. Comunicazione con l'unità centarle di tipo digitale
con audio codificato.

SOMMANO cadauno 3,00 428,67 1´286,01 25,71 2,000

213 Postazione microfonica per VVFF
NP031 Stesse carateristiche della postazione standard di annuncio, con controllo della capsula

microfonica, dotato di sistema di autodiagnostica con  vis ... ante di emergenza che
consente di by passare il sistema di controllo in caso di crollo di funzionamento dello
stesso

SOMMANO cadauno 3,00 391,64 1´174,92 23,49 2,000

COMMITTENTE: 
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214 diffusore da incasso, potenza 10W/100V, da controsoffitto, in metallo altoparlante bianco
NP032 a sospensione pneumatica colore bianco.

SOMMANO cadauno 36,00 80,73 2´906,28 58,13 2,000

215 Canaletta anti-fiamma per diffusore da incasso
NP033 SOMMANO cadauno 34,00 18,00 612,00 12,24 2,000

216 Fornitura e posa in opera di di unità di chiamata per WC con tasto a parete completa i
NP034 scatola da incasso a pareti in muratura

SOMMANO cadauno 3,00 64,57 193,71 3,87 2,000

217 Fornitura e posa in opera di tasto di chiamata a tirante per doccia o vasca da bagno
NP035 completo di scatola da incasso per parete in muratura

SOMMANO cadauno 3,00 66,78 200,34 4,01 2,000

218 Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione per allarme bagno di colore bianco
NP036 SOMMANO cadauno 3,00 57,32 171,96 3,44 2,000

219 Fornitura e posa in opera di segnalatore da esterno ad incasso divso in tre campi con la
NP037 scritta "AVANTI" ""ATTENDERE", "OCCUPATO"

SOMMANO cadauno 17,00 59,82 1´016,94 20,33 2,000

220 Fornitura e posa in opera di elemento da tavolo  con i tasti "AVANTI", "ATTENDERE",
NP038 "OCCUPATO", piu un tasto rosso per altri servizi

SOMMANO cadauno 17,00 74,67 1´269,39 25,38 2,000

221 Fornitura e posa in opera di morsetteria con trasformatore incorporato 220V completa di
NP039 crdone flessibile da 2.5 mm

SOMMANO cadauno 17,00 35,83 609,11 12,19 2,000

222 Cavo multicoppia 10x1 mmq
NP040 SOMMANO m 170,00 4,02 683,40 13,67 2,000

223 Quadro di intercettazione di area per 3 gas, costituito da:
NP041 cassetta metallica di protezione ad incasso, verniciata a fuoco con porta in acciaio inox

lucido e sistema di chiusura  ... o ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte in conformità alle norme EN 737 e al DL 46- 97.

SOMMANO cadauno 6,00 3´841,72 23´050,32 461,01 2,000

224 Quadro sinottico di riduzione e controllo della pressione di II stadio a 3 + 3 linee,
NP042 costituito da:

a)	Per ogni linea di gas compressi:
n. 1 riduttore di pressione II stadio;
n ...  ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità
alle norme EN 737 e al DL 46/97.

SOMMANO cadauno 6,00 23´298,25 139´789,50 2´795,79 2,000

225 Linee elettriche per collegamento quadri di controllo e allarmi di reparto, costituito da
NP043 tubazioni in PVC posati in vista e/o sottotraccia, cavi di collegamento e compreso le

opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.
SOMMANO a corpo 8,00 154,87 1´238,96 24,78 2,000

226 Presa gas medicali, per installazione in trave testaletto, con corpo presa AFNOR, con
NP044 doppio otturatore, mascherina in alluminio indicante nome, colore e simbolo chimico del

gas, s ...  ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in
conformità alle norme EN 373 e al DL 46 - 97.

SOMMANO cadauno 33,00 84,70 2´795,10 55,90 2,000

227 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM – B- 280, con pareti lisce e
NP045 disossidate, opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà

sigill ...  in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura
CE.
Per tubazioni di diam. 12 x 14 mm.

SOMMANO m 750,00 16,67 12´502,50 250,05 2,000

228 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTN- B 280, con pareti lisce e
NP046 disossidate, opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà

sigillat ... n conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di marcatura
CE.
Per tubazioni di diam. 14 x 16 mm.

COMMITTENTE: 
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SOMMANO m 750,00 18,00 13´500,00 270,00 2,000

229 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM- B- 280, con pareti lisce e
NP047 disossidate, opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà

sigilla ...  in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di
marcatura CE.
Per tubazioni di diam. 16 x 18 mm.

SOMMANO m 750,00 19,34 14´505,00 290,10 2,000

230 Rete di distribuzione realizzata con tubo di rame ASTM- B- 280, con pareti lisce e
NP048 disossidate, opportunamente trattate per il passaggio dei gas medicali. La tubazione sarà

sigilla ...  in conformità alle norme EN 373 e successive modifiche, completa di
marcatura CE.
Per tubazioni di diam. 26 x 28 mm.

SOMMANO m 1´800,00 28,74 51´732,00 1´034,64 2,000

231 Oneri di allacciamento delle montanti gas medicali esistenti alle reti.
NP049 SOMMANO a corpo 19,00 610,89 11´606,91 232,14 2,000

232 Quadro di controllo e comando a tenuta stagna in materiale termoplastico
NP050 autoestinguente comprendente: scatola ad incasso; coperchio con comandi e

segnalazioni; interruttore di rete 220 V; spia verde d’accensione; spia rossa di
segnalazione di flusso; disgiuntore termico 1,8 A

SOMMANO cadauno 8,00 489,13 3´913,04 78,26 2,000

233 Aspiratore monofase con portata di aspirazione di 4000 lt/min., avente le seguenti
NP051 caratteristiche: elevata silenziosità; spia rossa sul quadro di controllo o sul pannello

ripetito ... d’aspirazione; cassonetto in lamiera zincata e verniciata a fuoco comprendente
la camera di aspirazione e di espulsione.

SOMMANO cadauno 4,00 1´534,16 6´136,64 122,73 2,000

234 Scatola di rinvio per aspiratore a tenuta stagna in materiale termoplastico autoestinguente
NP052 montata sul cassonetto e contenente il presso stato per il controllo della portata di

aspirazione e la corsetteria con il cavo di collegamento.
SOMMANO cadauno 4,00 158,72 634,88 12,70 2,000

235 Scatola di connessione elettrica a tenuta stagna in materiale termoplastico
NP053 autoestinguente comprendente scatola da incasso o esterna e corsetteria.

SOMMANO cadauno 8,00 152,24 1´217,92 24,36 2,000

236 Pannello indicatore ripetitore di segnali del quadro di controllo, in materiale
NP054 termoplastico autoestinguente avente le seguenti caratteristiche: scatola da incasso o

esterna; coperchio con segnalazioni; spia verde d’accensione; spia rossa di segnalazione
di flusso.

SOMMANO cadauno 8,00 267,27 2´138,16 42,76 2,000

237 Presa di aspirazione a parete in alluminio anodizzato completa di valvola con possibilità
NP055 di montaggio esterno o ad incasso avente le seguenti caratteristiche: scatola da fissare a

... d’espulsione diametro 50 mm; valvola d’aspirazione con innesto a vite ed attacco per
tubo di evacuazione diametro 22 mm.

SOMMANO cadauno 8,00 1´197,34 9´578,72 191,57 2,000

238 Scatola di raccolta gas anestetici aventi le seguenti caratteristiche: scatola a tre vie in
NP056 alluminio anodizzato; n. 2 valvole di sicurezza contro la pressione negativa; n. 1 valvo ...

tro 22 mm L=5 mt per collegamento all’impianto di evacuazione gas; pallone di riserva;
morsetto per attacco alla sbarra;

SOMMANO cadauno 4,00 1´086,20 4´344,80 86,90 2,000

239 Tubazione in polipropilene per la raccolta e l’espulsione dei gas anestetici inquinanti
NP057 compreso i pezzi speciali e i cavallotti per il fissaggio dei tubi a parete o a soffitto.

SOMMANO a corpo 2,00 3´351,92 6´703,84 134,08 2,000

240 Valvola di aspirazione per pensili per evacuazione gas anestetici provenienti
NP058 dall’apparecchio di anestesia con innesto a vite ed attacco per tubo di evacuazione

diametro 22mm.
SOMMANO cadauno 8,00 600,69 4´805,52 96,11 2,000

241 fornitura e posa in opera di sguscio in gomma, esente da alogeni, cadmio, formaldeide,
NP059 amianto, plastificanti e nitrosammine, costituita da gomm asintetica al 100% e di tutto

quanto occorre per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO m 1´936,36 14,37 27´825,49 556,52 2,000

COMMITTENTE: 
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242 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio,
NP060 formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosammine, costituita da gomma sintetica al

100% e non rig ... ie quadre di cm 60 di lato in bandella di rame e di tutto quanto occorre
per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m2 3´560,52 70,39 250´625,01 5´012,50 2,000

243 fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma, esente da alogeni, cadmio,
NP060 formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosammine, costituita da gomm asintetica al

100% e non rig ... lie quadre di cm 60 dilato in bandella di rame e di tutto quanto occorre
per fornire il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´225,72 70,39 86´278,43 1´725,57 2,000

244 Smontaggio di impianto elettrico  completo di rimozione di cavi, tubazioni, corpi
NP061 illuminanti, cassette, quadri, int. di comando e quant'altro per una totale rimozione.

Compreso il ... n luogo di carico e successivo trasporto a rifiuto di materiale non
riutilizzabile a parere della Dl e/o amministrazione

SOMMANO a corpo 5,70 3´320,56 18´927,19 378,54 2,000

245 Smontaggio di impianto di riscaldamento completo di rimozione di tubazioni, canali e
NP062 quanto altro per una totale rimozione. Compreso il trasporto in luogo di carico e

successivo trasporto a rifiuto di materiale non riutilizzabile a parere della Dl e/o
amministrazione

SOMMANO a corpo 5,70 3´327,27 18´965,44 379,33 2,000

246 Telaio in alluminio preverniciato e battente rivestito in laminato plastico
NP063 SOMMANO m2 663,18 172,96 114´703,61 2´294,06 2,000

247 Porta scorrevole in PVC rivestita in materiale plastico
NP064 SOMMANO m2 35,28 296,79 10´470,75 209,42 2,000

248 Idrante UNI 145
NP065 SOMMANO cadauno 40,00 39,00 1´560,00 31,20 2,000

249 Piletta sifonata con griglia a pavimento
NP066 SOMMANO cadauno 49,00 25,12 1´230,88 24,60 2,000

250 Fornitura di manichetta UNI 45 - modello certificato UNI 9487 con raccordi VVFF
NP067 lunghezza 30 ml

SOMMANO cadauno 40,00 45,46 1´818,40 36,37 2,000

251 Fornitura di lancia a leva UNI 45 regolabile a tre effetti con velo di protezione, ugello
NP068 diam 16 mm

SOMMANO cadauno 40,00 50,60 2´024,00 40,48 2,000

252 Coibentazione esterna di canali in materassino di lana minerale da 2,5 mm con finitura in
NP069 carta Kraft e legatura in filo d'acciaio.

SOMMANO mq 1´114,10 14,26 15´887,07 317,73 2,000

253 Vetrate termoacustiche isolanti composte composte da due cristalli inclori con
NP070 intercapedine 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in

legno o metallici compreso sfridi tagli e sigillanti siliconici a norma UNI ISO 10493-1:
sp. 4 mm

SOMMANO mq 22,49 58,59 1´317,69 26,35 2,000

254 Fornitura e posa in opera di trave testaletto in alluminio ossidato e spazzolato con servizi
NP071 installati:

luce indiretta 1x58W CNR
luce visita lettura 1+1x18W CNR
luce notturna 1 ... uce lettura 1x18W e chiamata assistenza
canalizzazione per tubazioni gas medicali
cassetta predisposta per n. 3 prese

SOMMANO cadauno 11,00 1´307,14 14´378,54 287,57 2,000

255 Centrale i trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura portante
NP073 in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi anglari; pannellatura doppia ... tro

onere per dare il lavro compiuto a perfeta regola d'arte. Central di trattameto aria per
portata 25000-27000 mc/h.

SOMMANO cadauno 1,00 53´311,24 53´311,24 1´066,22 2,000

256 Fornitura e posa in opera di umidificatore di tipo elettrico a elettrodi immersi,
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NP076 alimentazione 400V; 3F; 50Hz, trifase, avente le seguenti caratteristiche:
- regolatore... per in ...  diagnostica completa con memoria completo di display LCD.
per produzione di vapore 45 kg/h
Umidificatore per CTA 2

SOMMANO cadauno 2,00 6´130,67 12´261,34 245,22 2,000

257 termometro a quadrante ad immersione ad attacco laterale f.s. 0-150°c
NP077 SOMMANO cadauno 27,00 56,94 1´537,38 30,75 2,000

258 Multiregolatore di temperatura elettronico di tipo DDC, compreso linee elettriche di
NP079 alimentazione, collegamenti equipotenziali ecc. nonchè ogni altro onere ed accessorio per

dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 10,00 2´865,57 28´655,70 573,11 2,000

259 Tubazione flessibile in fibra di alluminio-poliestere-alluminio costituita da due strutture
NP080 di supporto a spirale racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di alluminio-poli ...

emperatura di esercizio -10°C / +130°C. Pressione di lavoro max 25 mm c.a. Resistenza
a fuoco classe 1. Diametr 130 mm

SOMMANO m 1´666,00 23,56 39´250,96 785,01 2,000

260 opere di smontraggio di apparecchiature di impianti termici, di climatizzazione e di
NP081 ventilazione quali corpri scaldanti , ventilatori, canalizzazioni e isolamento, tubazioni in

vi ... inidoneo, compreso gli oneri di discarica controllata per il materiale di rifiuto
speciale e gli oneri di smaltimento.

SOMMANO a corpo 0,70 189´622,49 132´735,74 2´654,71 2,000

261
NP082 Operazioni di smontaggio delle apparecchiature, tubazioni e canalizzazioni esistenti in

terrazza al primo piano dove realizzare il Blocco Operatorio, compreso il trasporto con og
... i e tubazioni per il ripristino delle alimentazioni delle utenze originarie per garantire la
funzionalità complessiva.

SOMMANO a corpo 1,00 111´816,11 111´816,11 2´236,32 2,000

262 Centrale di trattamento aria primaria a settori componibili realizzati con struttura
NP083 portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pennellatura

dopp ... onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Centrale di trattamento
aria per portata 28000 – 32000 mc/h.

SOMMANO a corpo 1,00 67´857,36 67´857,36 1´357,15 2,000

263 Fornitura e posa in opera di diffusore per sala operatoria a flusso laminare, con struttura e
NP084 telaio in acciaio inox AISI 304, completo di filtro assoluto, classe D, in opera portata mc/

h 1800
SOMMANO cadauno 8,00 5´297,33 42´378,64 847,57 2,000

264 Fornitura e posa in opera di canale in acciaio per estrazione dell’aria da sale operatorie,
NP085 costituito da pannelli in acciaio inox AISI 304, completamente smontabile per una facile

... e le griglie di ripresa in lato e in basso, in acciaio ad alette fisse, di dimensioni 300 x
400, posizione angolare.

SOMMANO cadauno 32,00 2´525,12 80´803,84 1´616,08 2,000

265 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente di tipo digitale, per egolazione
NP086 temperatura ambiente, compreso i collegamenti elettrici e quanto occorre per la messa in

funzione
SOMMANO cadauno 281,00 81,15 22´803,15 456,06 2,000

266 Opere murarie connesse alla realizzazione dell'impianto, compreso apertura e chiusura di
NP087 tracce e fori, supporti e sostegni per le tubazioni, compartimentazioni e quanto occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO a corpo 3,00 3´586,97 10´760,91 215,22 2,000

267 fornitura e posa in opera di stativo pensile per sala operatoria , con sostegno a soffitto
NP088 predisposto per 2 bracci indipendenti per anestesia e chirurgia comprensivo di prese

elettriche prese gas medicali e quanto descritto in progetto.
SOMMANO cadauno 8,00 34´032,96 272´263,68 5´445,27 2,000

268 Realizzazione di ringrosso di elementi strutturali con CFRP mediante la stesura di primer
NP089 epossidico specifico tessuto quadriassiale bilanciato in fibra di carbonio , ed adesivo

epossidico il tutto realizzato a regola d'arte completo in ogni sua parte compreso ogni
onere accessorio

SOMMANO m2 18,72 566,74 10´609,37 212,19 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´844´017,36 88´524,94



pag. 23

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´844´017,36 88´524,94

269 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
NP090 iniezioni di resina epossidrica valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di

50-60 cm . Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture in cemento
armato

SOMMANO cadauno 874,00 35,34 30´887,16 617,74 2,000

270 Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2
NP091 m con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci long ...

che di completamento inferiorie ssuperiori per i momenti positivi e negativi per un
altezza totale del solaio di 12 cm

SOMMANO m2 933,50 115,06 107´408,51 2´148,17 2,000

271 Demolizione di strato impermeabilizzante compreso il calo in basso e avvicinamento al
NP092 luogo di deposito provvisorio

SOMMANO m2 1´175,16 7,01 8´237,87 164,76 2,000

272 Accessori, compresa l'attivazione dell'impianto: contenitore a Rack per inserimento
NP094 mouli di dimensione 535x572x380mm circa

SOMMANO cadauno 3,00 156,87 470,61 9,42 2,000

273 Perforazione di muratura, del diametro fino a mm 150 eseguito con sonda meccanica a
NP096 rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli

oneri per impianto macchinari lunghezza fino a mt 5 - riferimento ragguagliato voce
R.05.10.110.a Tariffa Campania 2008

SOMMANO m*cm 28´792,98 8,95 257´697,17 5´153,94 2,000

274 Malta espansiva tipo Emaco per riempimento perforazioni armate eseguite in muratura.
NP097 SOMMANO kg 34,55 2,33 80,50 1,61 2,000

275 Perforazione per CHIODATURA dimuratura per realizzazione di placcaggio di parete
NP098 (sandwich) eseguita con sonda meccanica a rotopercussione per diametro fino a mm 36

eseguita in ra ... per mq di pannello murario. Per placcaggio pareti in elevazione n. 8 fori
per mq (altezza netta fascia da chiodare 3m)

SOMMANO m2 4´983,00 154,43 769´524,69 15´390,50 2,000

276 Formazione di GIUNTO SISMICO per corpi di fabbrica con strutture di natura diversa
NP099 mediante il taglio degli elementi strutturali, solai murature ecc. ecc. di collegamento e la

crea ... fiuto connesse, per m2 di superficie dicontatto tra i manufatti  (lunghezza in
pianta per altezza del piano di contatto)

SOMMANO m2 1´062,50 50,86 54´038,75 1´080,78 2,000

277 Realizzazione di montacarichi 100 kg
NP100 SOMMANO a corpo 1,00 84´586,14 84´586,14 1´691,72 2,000

278 Realizzazione di montacarichi 100 kg
NP101 SOMMANO a corpo 1,00 13´940,70 13´940,70 278,81 2,000

279 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.120 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o
.a manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per il 1°mese o

frazione
SOMMANO m² 580,00 14,72 8´537,60 0,00

280 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m,
R.01.020.050 con impossibilità di depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del
.b materiale stesso: in terreno con presenza di muratura o roccia tenera

SOMMANO m³ 140,93 43,20 6´088,18 24,96 0,410

281 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi
R.01.020.080 meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali
.a imp ... ale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,

escluso l'avvicinamento dei materiali, la
SOMMANO m³ 216,11 5,15 1´112,97 7,35 0,660

282 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
R.01.030.020 movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a
.a 50  ... a autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra

eseguiti anche a mano o in zone disagi
SOMMANO m³ 1´626,43 25,68 41´766,72 313,25 0,750

283 Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento
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R.02.010.040 spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio
.e dei  ... uso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento fortemente

armato ( ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS )
SOMMANO m³ 8,40 1´040,27 8´738,27 50,68 0,580

284 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
.a spessore fino a 10 cm

SOMMANO m² 222,00 3,40 754,80 16,61 2,200

285 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
.b spessore da 10,1 a 15 cm

SOMMANO m² 3´132,60 6,53 20´455,88 468,45 2,290

286 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
.c spessore da 15 ,1 a 30 cm

SOMMANO m² 936,32 9,05 8´473,70 196,59 2,320

287 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
R.02.020.050 non armato di spessore oltre cm 10
.c SOMMANO m³ 339,36 192,36 65´279,29 913,91 1,400

288 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.050.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a
.a vivo di muro

SOMMANO m² 12´017,37 4,56 54´799,20 1´309,71 2,390

289 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili,
R.02.060.010 per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
.a l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale

SOMMANO m² 1´308,00 9,42 12´321,36 294,48 2,390

290 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
.a SOMMANO m² 8´540,15 7,52 64´221,93 1´534,91 2,390

291 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
R.02.060.060 cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
.a sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento

SOMMANO m² 1´119,10 10,64 11´907,22 284,58 2,390

292 Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame
R.02.060.110 SOMMANO m³ 1´231,01 12,53 15´424,56 368,65 2,390
.a
293 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
R.02.060.120 avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
.a Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito

SOMMANO m³ 223,82 94,03 21´045,79 502,99 2,390

294 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
R.02.060.130 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
.d qualsiasi alt ... ndizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m² 183,60 21,95 4´030,02 66,09 1,640

295 Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta
R.02.060.140 cementizia
.a SOMMANO m³ 1´839,38 23,83 43´832,41 1´047,61 2,390

296 Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce
R.02.060.150 SOMMANO m³ 235,04 12,53 2´945,06 70,39 2,390
.a
297 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese
R.02.070.010 le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de
.b ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore

20 cm compresa la caldana
SOMMANO m² 35,88 16,29 584,48 13,96 2,390

298 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
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R.02.080.010 portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
.c trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in alluminio o abs

SOMMANO m² 1´548,57 4,39 6´798,22 162,48 2,390

299 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di
R.02.080.030 supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di
.a deposito p ... ovvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

Rimozione di controsoffitti in metallo
SOMMANO m² 5´220,51 5,02 26´206,97 626,35 2,390

300 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.110.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO m² 320,67 8,13 2´607,04 57,62 2,210

301 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
R.02.110.050 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ...
.a orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO m² 484,62 7,50 3´634,65 79,60 2,190

302 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
R.02.110.060 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
.a gra ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m Di superficie fino a 3 m²
SOMMANO m² 80,85 7,50 606,38 13,28 2,190

303 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.115.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
.b oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di elementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
SOMMANO kg 1´308,23 0,73 955,01 19,77 2,070

304 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali:
R.02.120.010 vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere
.a murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

SOMMANO cad 66,00 6,27 413,82 9,90 2,390

305 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione
R.02.120.020 idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4"
.c SOMMANO m 330,00 6,90 2´277,00 54,41 2,390

306 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
R.02.140.070 di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
.b SOMMANO m³ 1´406,57 31,58 44´419,48 959,47 2,160

307 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a
R.05.010.010 rotopercursione a secco, per consolidamenti Per diametri da 32 a 36 mm in conglomerato
.h anche se armato

SOMMANO cm 41´650,00 0,40 16´660,00 344,86 2,070

308 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
R.05.020.060 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale
.a saldatura ... i impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio lavorato
SOMMANO kg 119´214,59 2,03 242´005,62 4´089,88 1,690

309 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
R.05.030.100 Tecniche per le Costruzioni del 23-09- 2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a
.1 ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra
SOMMANO kg 87´385,77 1,92 167´780,67 3´003,27 1,790

310 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.02.020.010 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
.a lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.

Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
SOMMANO cad 6,00 65,66 393,96 0,00

311 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
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S.02.020.020 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
.a lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
SOMMANO cad/mese 108,00 21,05 2´273,40 0,00

312 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.02.020.030 lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
.a siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese

Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad 6,00 100,92 605,52 0,00

313 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.020 DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie
.b antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile

SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,46 460,00 0,00

314 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.030 DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle
.b norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto

SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,83 1´830,00 0,00

315 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.040 DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio,
.b ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe

ottica 1
SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,93 930,00 0,00

316 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.050 DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere isolante peso
.b 250 g SNR 30 dB

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,96 4´960,00 0,00

317 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai
S.03.010.060 sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso
.f e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,86 4´860,00 0,00

318 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.100 DLgs 10-1997 Crosta semplice EN 420-388
.c SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,69 1´690,00 0,00

319 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del
S.03.010.110 DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P
.d SOMMANO cad/mese 1´000,00 7,90 7´900,00 0,00

320 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai
S.03.010.120 sensi del DLgs 10-1997 Grembiule in PVC/POL/PVC
.b SOMMANO cad/mese 955,60 0,50 477,80 0,00

321 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
S.03.020.010 soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
.b SOMMANO cad/mese 20,00 6,50 130,00 0,00

322 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.04.010.040 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
.c rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

SOMMANO cad 104,00 5,83 606,32 0,00

323 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum
U.01.030.120 Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell’acqua prodotti in
.i conformità all ... esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm
SOMMANO m 220,00 20,47 4´503,40 14,41 0,320

324 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.020 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
.h o con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo 100x100x100 cm
SOMMANO cad 11,00 225,00 2´475,00 11,88 0,480

325 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle
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U.04.020.270 norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
.a quad ... la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e

posa in opera di chiusini con sifonatura
SOMMANO kg 1´100,00 3,90 4´290,00 33,03 0,770

326 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.050 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del
.a materiale  ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO m³ 50,33 17,55 883,29 0,80 0,090

327 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.060 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m
.a Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

SOMMANO m³ 155,74 7,16 1´115,10 2,57 0,230

328 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
U.05.010.080 per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3

cm al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO m² 2´266,00 0,32 725,12 3,41 0,470

329 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.05.020.160 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio
.a ... oro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento

Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO m³ 453,20 35,69 16´174,71 4,85 0,030

330 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.180 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO m²/cm 15´862,00 1,26 19´986,12 91,94 0,460

331 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.190 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ...  predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato

bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO m²/cm 6´798,00 1,55 10´536,90 59,01 0,560

332 Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per
U.09.010.130 movimentazione dello stesso fini a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a
.a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole di dimensioni

SOMMANO m³ 1´398,17 40,89 57´171,17 194,39 0,340

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´222´551,57 132´384,74 1,435

T O T A L E   euro 9´222´551,57 132´384,74 1,435
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C LAVORI A CORPO euro 9´222´551,57 132´384,74 1,435

C:001 Ripartizione scientifica euro 6´655´300,40 91´162,99 1,370

C:001.001      Piano Seminterrato euro 724´434,71 10´788,88 1,489

C:001.001.001           Opere edili euro 341´989,37 4´868,50 1,424
C:001.001.003           Impianti elettrici e speciali euro 332´678,10 5´471,61 1,645
C:001.001.005           Impianti termici euro 44´438,17 358,94 0,808
C:001.001.006           gas medicali euro 5´329,07 89,83 1,686

C:001.002      Piano Terra (didattica) euro 990´907,17 11´911,74 1,202

C:001.002.001           Opere edili euro 348´091,44 4´319,55 1,241
C:001.002.003           Impianti elettrici e speciali euro 181´531,95 2´017,93 1,112
C:001.002.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 97´686,13 550,63 0,564
C:001.002.005           Impianti termici euro 363´597,65 5´023,63 1,382

C:001.003      Piano primo (laboratorio 1-2-3-4) euro 815´529,67 9´451,54 1,159

C:001.003.001           Opere edili euro 406´808,30 5´750,14 1,413
C:001.003.003           Impianti elettrici e speciali euro 182´044,43 2´101,57 1,154
C:001.003.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 51´060,46 346,77 0,679
C:001.003.005           Impianti termici euro 168´784,27 1´145,66 0,679
C:001.003.006           gas medicali euro 6´832,21 107,40 1,572

C:001.004      Piano secondo (laboratorio 5-6-7-8) euro 828´495,34 9´462,24 1,142

C:001.004.001           Opere edili euro 412´129,47 5´750,14 1,395
C:001.004.003           Impianti elettrici e speciali euro 182´044,43 2´101,57 1,154
C:001.004.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 65´537,17 464,87 0,709
C:001.004.005           Impianti termici euro 168´784,27 1´145,66 0,679

C:001.005      Piano Terzo (anatomia patologica - Labratorio 9) euro 843´322,09 10´645,55 1,262

C:001.005.001           Opere edili euro 489´354,54 7´270,82 1,486
C:001.005.003           Impianti elettrici e speciali euro 175´841,34 2´108,52 1,199
C:001.005.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 26´899,75 258,06 0,959
C:001.005.005           Impianti termici euro 151´226,46 1´008,15 0,667

C:001.006      Piano quarto (ex stabulario demolizioni) euro 177´503,69 2´264,55 1,276

C:001.006.001           Opere edili euro 177´503,69 2´264,55 1,276

C:001.007      Adeguamento sismico euro 2´275´107,73 36´638,49 1,610

C:001.007.001           Opere edili euro 115´305,36 1´467,52 1,273
C:001.007.002           Opere strutturali euro 2´159´802,37 35´170,97 1,628

C:002 Blocco operatorio euro 2´532´202,89 41´221,75 1,628

C:002.008      blocco operatorio euro 2´532´202,89 41´221,75 1,628

C:002.008.001           Opere edili euro 565´102,08 8´819,31 1,561
C:002.008.002           Opere strutturali euro 491´612,78 9´498,57 1,932
C:002.008.003           Impianti elettrici e speciali euro 618´698,01 9´258,94 1,497
C:002.008.004           Impianti idrico sanitari e antincendio euro 61´349,13 559,10 0,911
C:002.008.005           Impianti termici euro 496´756,44 7´112,14 1,432
C:002.008.006           gas medicali euro 298´684,45 5´973,69 2,000

C:003 Oneri sicurezza indiretti euro 35´048,28 0,00 0,000

C:003.009      Oneri sicurezza indiretti euro 35´048,28 0,00 0,000

C:003.009.001           Opere edili euro 35´048,28 0,00 0,000

TOTALE  euro 9´222´551,57 132´384,74 1,435

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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COMMITTENTE: 
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IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri sicurezza indiretti  (SpCat 3)

Oneri sicurezza indiretti  (Cat 9)

Opere edili   (SbCat 1)

1 / 1034 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da

S.02.020.010 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a

17/10/2007 mm 40, con due lamiere ... abo, completo di

rubinetterie e scalda acqua, su basamento

preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm

120 x 120

6,00

SOMMANO cad 6,00 65,66 393,96

2 / 1035 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da

S.02.020.020 struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di

.a tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a

17/10/2007 mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi

successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione

e tenuta in esercizio da cm 120 x 120

(par.ug.=18*6) 108,00 108,00

SOMMANO cad/mese 108,00 21,05 2´273,40

3 / 1036 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico

S.02.020.030 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

.a esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza.

17/10/2007 Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed

espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da

minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

6,00

SOMMANO cad 6,00 100,92 605,52

4 / 1037 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio

S.03.010.020 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce

.b antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle

17/10/2007 cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico

peso pari a 370 g bardatura tessile

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,46 460,00

5 / 1038 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio

S.03.010.030 di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera

.b ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi

17/10/2007 alle norme EN 166 In policarbonato, avvolgente, classe

ottica 1, per elmetto

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,83 1´830,00

6 / 1039 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di

S.03.010.040 marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,

.b con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto

17/10/2007 ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali

avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 0,93 930,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´492,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´492,88

7 / 1040 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio

S.03.010.050 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti

.b secondo norma UNI EN 352 Cuffia ad alto potere

17/10/2007 isolante peso 250 g SNR 30 dB

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,96 4´960,00

8 / 1041 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati

S.03.010.060 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997,

.f costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta

17/10/2007 stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per

polveri solide classe FFP3SLcon valvola

(par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 4,86 4´860,00

9 / 1042 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di

S.03.010.100 marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997

.c Crosta semplice EN 420-388

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 1,69 1´690,00

10 / 1043 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio

S.03.010.110 di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta

.d di sicurezza EN 345 S1P

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad/mese 1´000,00 7,90 7´900,00

11 / 1044 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati

S.03.010.120 di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997

.b Grembiule in PVC/POL/PVC

17/10/2007 (par.ug.=10*10*10) 1000,00 1´000,00

-44,40

Sommano positivi cad/mese 1´000,00

Sommano negativi cad/mese -44,40

SOMMANO cad/mese 955,60 0,50 477,80

12 / 1045 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n°

S.03.020.010 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro

.b Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti

17/10/2007 (par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad/mese 20,00 6,50 130,00

13 / 1046 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette

P.03.010.120 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e

.a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/

03/10/2012 o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di

superfice asservita Per il 1°mese o frazione

zona esterna 1,00 18,00 10,000 180,00

zona esterna 1,00 40,00 10,000 400,00

SOMMANO m² 580,00 14,72 8´537,60

Parziale Opere edili   (SbCat 1) euro 35´048,28

Parziale Oneri sicurezza indiretti  (Cat 9) euro 35´048,28

Parziale Oneri sicurezza indiretti  (SpCat 3) euro 35´048,28

Parziale LAVORI A CORPO euro 35´048,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´048,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´048,28

T O T A L E   euro 35´048,28
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D.P.R. 547/1955 art. 

314

D.M. 20/11/68  Norme 

C.E.I. 

Gli utensili portatili devono avere un interruttore incorporato nell'incastellatura, per consentire una facile 

esecuzione delle operazioni di messa in moto e di arresto.

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Gli utensili elettrici portatili e le macchine ed apparecchi mobili con motore elettrico incorporato devono essere 

conformi alle prescrizioni del DPR 547/1955 e alle norme CEI;

Gli utensili portatili vanno alimentati solo da circuiti a bassa tensione;

Nei lavori all'aperto la tensione non deve superare i 220 V verso terra e, per l'uso in luoghi bagnati, molto umidi od 

a contatto o entro grandi masse metalliche, e nei luoghi conduttori ristretti non deve superare i 50 V verso terra;

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante trasformatore rispondente alla norma CEI 14-6;

NORMEMISURE DI SICUREZZA

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

MACCHINA/APPARECCHIATURA

Apparecchi elettrici mobili e portatili

SCHEDA N° SM1

N° MATRICOLA
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dispositivi contro le fuoriuscite di funi o catene

dispositivo di arresto automatico in caso di mancanza di emissione elettrica

dispositivi di fine corsa 

protezioni contro i sovraccarichi

Curare l'imbracatura dei carichi, controllando lo stato di efficienza delle funi metalliche e tessili per prevenire i 

rischi di caduta dei carichi.

Adottare misure per prevenire lo snervamento delle funi;

Utilizzare esclusivamente funi marchiate, e i ganci con dispositivi di sicurezza e indicazione della portata 

massima;

Esporre istruzioni d'uso e di manovra, eseguire a regola d'arte le vie di corsa per evitare cedimenti, garantire la 

stabilità per prevenire il rovesciamento, usare funi metalliche con coefficiente di sicurezza non inferiore ad 8 per 

argani, e non inferiore a 6 per gli altri apparecchi (carico di rottura fra 120 e 180 Kg/mmq) e non inferiori a 10 per 

funi di fibra tessile;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Non utilizzare forche per sollevare i materiali ma sistemare i carichi entro contenitori quali benne, secchioni, 

cassoni metallici ecc;

Le funi e le catene vanno sottoposte a verifica trimestrale da parte del datore di lavoro;

Ai fini della sicurezza sono essenziali:

La discesa dei carichi deve avvenire a motore innestato, vanno esposte le targhe con l'indicazione dei bracci o 

dello spostamento dei contrappesi

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg esclusi quelli azionati a mano, vanno sottoposti a 

verifiche annuali da parte dell'azienda U.S.S.L.: competente per territorio;

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Apparecchi di sollevamento e trasporto

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM2

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Strappi muscolari;

Abrasioni, lacerazioni ed offese al capo ed agli occhi;

Schiacciamento di arti;

Caduta o investimento da parte del materiale movimentato;

Pericolo di cesoiamento, convogliamento o trascinamento;

Caduta di materiale minuto movimentato

Di rilevante importanza è anche lo scrupoloso uso e mantenimento dello stato di efficienza delle macchine in 

conformità delle indicazioni del manuale tecnico della casa costruttrice, nonché l'accertamento dell'idoneità fisica 

delle persone alla guida

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

L'argano, per evitare che si rovesci, va ancorato alla piattaforma di lavoro, che deve essere solidamente fissata al 

terreno;

Sull'argano va indicata la portata massima;

Verranno sottoposti a verifica generale di rispondenza al DPR n. 547 del 27 aprile 1955, nel quadro dei compiti di 

vigilanza delle ASL negli ambienti di lavoro;

L'istallazione degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg sarà denunciata al Dipartimento 

ISPESL competente per territorio

Negli argani a mano la discesa del carico deve avvenire a manovella ferma per l'azione del carico stesso e con 

regolazione a mezzo freno manuale o automatico;

Se l'altezza di sollevamento supera i 5 m l'argano deve essere munito di un arresto a dente di sega o simile che 

impedisca l'inversione del moto quando si lascia la manovella;

La lunghezza e la resistenza della manovella devono essere in funzione dell'entità del carico e del numero degli 

operatori che agiscono contemèporaneamente;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Gli argani vanno fissati stabilmente ai sostegni opportunamente ancorati o al terreno, per evitare il pericolo di 

ribaltamento sotto carico facendo uso di accorgimenti di sicuro bloccaggio, come dadi e controdadi, cunei, ecc; DPR 547/55

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM3

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Argani
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Casco - Guanti - scarpe di sicurezza

Nel caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la moviementazione di carichi troppo 

pesanti e/o in condizioni disagiate; rammentare il limite di 30 kg si riduce ulteriormente se la movimentazione del 

carico è distante dal corpo in equilibrio precario, ecc; 

Evitare tassativamente di sollevare portate superiori a quelle consentite dalle caratteristiche del tiro (200 kg) o, 

anche se di peso inferiore, di volume eccessivo o non correttamente confezionato;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Assicurarsi di aver disalimentato i singoli comandi e l'interruttore generale di alimantazione al quadro;

Negli argani elettrici orizzontali per prevenire il pericolo di rovesciamento laq fune di trazione deve svolgersi dalla 

parte bassa del tamburo in senso antiorario;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione;

Ricontrollare la presenza e l'efficacia di tutti i dispositivi di protezione verificando che non siano stati manomessi o 

modificati durante l'uso;

Per tutte le strutture all'aperto dovrà essere considerata anche la norma UNI 10012 riguardante i carichi da vento 

sulle strutture.

Verificare la presenza, l'integrità e l'efficienza delle protezioni con particolare riguardo agli ancoraggi e zavorre dei 

cavalletti ai dispositivi di arresto di fine corsa sulla rotaia, alla stabilità dei carichi ed all'efficienza dei dispositivi di 

frenatura, all'integrità ed idoneità delle funi e dei ganci della protezione del motore. ecc;

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

Verificare che la molazza sia almeno marchiata CE e conforme alle norme CEI;

E' vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi;

Usare i mezzi di sollevamento conformemente alle loro caratteristiche; DPR 547/55 art.172

Gli Argani vanno fissati stabilmente ai sostegni opportunamente ancorati o al terreno, per evitare il pericolo di 

ribaltamento sottocarico facendo uso di accorgimenti di sicuro bloccaggio, come dadi e controdadi, cunei, ecc;
D.M. 12/9/1959   DPR 

673/82Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 

dispositivi elettricidi alimentazione e di manovra, dei dispositivi elettrici di sicurezza, ecc;

Caduta o investimento da parte del materiale movimentato;

Pericolo di cesoiamento, convogliamento o trascinamento;

Caduta di materiale minuto movimentato

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Strappi muscolari;

Abrasioni, lacerazioni ed offese al capo ed agli occhi;

Schiacciamento di arti;

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

Argano elettrico di portata massima kg. ______________

SCHEDA N° SM4

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA
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Non azionare il ribaltabile se il mezzo non è fermo e bloccato con il freno di stazionamento;

Non azionare il ribaltabile se il mezzo è inclinato lateralmente o è in forte pendenza;

Richiedere l'aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti;

Effettuare la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica;

Non trasportare persone sul cassone;

Verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;

Verificare ancora l'efficienza di comandi, inpianti, dispositivi di protezione, ecc;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;

Parchieggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo;

Non superare i limiti di velocità cosentiti, e in cantiere procedere a passo d'uomo in prossimità di lavorazioni, 

barraccamenti, ecc;
Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili;

Coprire con un telo il materiale minuto trasportato entro il cassone;

Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc);

Verificare la buona visibilità anche degli specchietti retrovisori, nonché l'agilità del percorso da effetuare;

Segnalare col girofaro che il mezzo è in movimento;

Adeguare la velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai;

Vietare il trasporto di persone esul cassone;

Verificare l'efficienza dei comandi, del motore e dell'impianto di frenata; DPR 547/55 art.172

Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa; D.M. 12/9/1959   DPR 

673/82Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 

Incidenti per inconvenienti dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi in particolar modo durante le operazioni di retromarcia

Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso

caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai;

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Autocarro ribaltante di portata T. _____________

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM8

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO
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La manutenzione, regolazione, riparazione e controllo dei carrelli dovrà essere eseguita soltanto da personale 

qualificato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I carrelli di alzata superiore ad 1,80 m, saranno dotati di un tetto di protezione amovibile per la protezione del posto di manovra

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Le zone accessibili dall'operatore dalla sua posizione di guida dovranno essere protette contro il rischio di 

cesoiamento: i montanti fissi dovranno essere dotati di protezione realizzata con carter trasparenti o reti a maglie 

fitte che comunque non impedisca la visibilità;

Sarà esposta la targa indicante la portata massima del carrello, anche in relazione alle dimensioni delle forche 

utilizzate;

I carrelli elevatori dovranno essere dotati di lampada roto-lampeggiante;

Controllare quotidianamente il livello dell'olio del dispositivo di sollevamento, lo stato di conservazione delle 

catene di sollevamento e degli attacchi; lo stato dello sterzo e dei freni; lo stato dei rivestimenti in gomma delle 

ruote, eliminando eventuali schegge;

sistemare in modo sicuro e protetto contro le sorgenti di colore e contro gli urti i recipienti di combustibile;

impedire la discesa libera dei carichi;

proteggere il posto di manovra con dispositivi conformi alle prescrizioni dei cui alla norma ISO 6055/78-06-22.

I posti di manovra dovranno essere di facile ed agevole accesso e opportunamente protetti qualora le particolari 

lavorazioni eseguite presentino rischi quali la caduto di materiali dall'alto ed il ribaltamento;

Devono essere adottati dispositivi o accorgimenti per:

prevenire l'azionamento accidentale dei comandi;
Circ. min. n.254 del 

17/03/76
assicurare nella posizione di fermo la macchina e i suoi organi durante le operazioni di caricamento, registrazione 

cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione

Lavoro in aree con pericolo di incendio ed esplosione (depositi di carburante o lubrificante, locali di carica batterie);

Transito sotto la parte sollevata di un carrello, sia esso con carico o senza;

Ribaltamento dell'elevatore.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione 

Caduta di personale dall'alto

Inquinamento dovuto a gas combusti, a vapori di acido, a rumore;

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

Circ. min.n. 9 del 

07/02/79

D.P.R. 547/55

SCHEDA N° SM9

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Carrello elevatore di portata massima kg.__________

FASE LAVORATIVA
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FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I carrelli di alzata superiore ad 1,80 m, saranno dotati di un tetto di protezione amovibile per la protezione del posto di manovra

Prestare particolare attenzione nell'effettuare operazioni di carico e scarico e retromarcia, allontanando le persone 

che stazionano nei pressi soprattutto quando si opera con cassoni ribaltabili;

Il posto di manovra sarà tale da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di 

sicurezza, nonché permettere la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo.

Deve essere garantita la stabilità nei percorsi accidentati;

I posti di guida devono essere tali da permetterne un immediato abbandono e comunque devono impedire che il 

manovratore sia facilmente sbalzato fuori;
DPR 547/55Deve essere controllata l'efficienza dei freni, e il mezzo impiegato deve essere munito di segnale acustico, 

dispositivo ottico e lampada roto-lampeggiante;

Lavoro in aree con pericolo di incendio ed esplosione (depositi di carburante o lubrificante, locali di carica batterie);

Transito sotto la parte sollevata di un carrello, sia esso con carico o senza;

Ribaltamento dell'elevatore.

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione 

Caduta di personale dall'alto

Inquinamento dovuto a gas combusti, a vapori di acido, a rumore;

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

SCHEDA N° SM10

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Dumper o similari

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE
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SCHEDA N° SM15

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Betoniera a bicchiere elettrica da l. ________________

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Lesione per contatto contro gli organi in movimento della betoniera

Caduta dall'alto dell'addetto al risciaquo della betoniera sulla bocca di caricamento 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori e dei 

dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra;
DPR 547/55 art. 172

Verificare la presenza, l'integrità e l'efficienza delle protezioni alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, 

agli organi di manovra; D.M. 12/9/59
Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

E' vietato manomettere le protezioni esistenti; D.P.R. 673/82

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione, verificando che non siano stati manomessi 

o modificati durante l'uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E' vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o riparazione su organi in movimento;

Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione del 

carico è distante dal corpo, in equilibrio precario, ecc, utilizzare pale a mano idonee per il peso degli inerti 

utilizzati;

Se si utilizza cemento in sacchi, questi vanno sempre sollevati da du e persone;

Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ad interruttore generale di alimentazione al quadro;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo òe indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione;

Otoprotettori -  I lavoratori a terra dovranno essere provvisti di Casco - Guanti - Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
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SCHEDA N° SM16

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Pompa per cls autocarrata con braccio da m. _____ e produzione di mc/ora

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

DPR 547/55 art. 172

D.M. 12/9/59

Verificare l'efficienza dei comandi del motore e dell'impianto di frenata;

Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi;

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo alla 

griglia della vasca per il caricamento del cls nella pompa;

Verificare l'integrità dell'impianto di scarico e dell'impainto oleodinamico del braccio snodato;

DPR 673/82Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare;

Verificare che i percorsi esterni ed interni al cantiere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo

Verificare l'efficienza dei comandi inseriti nella pulsantiera;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia la lubrificazione;

Verificare con estrema cura l'assenza di linee elettriche aeree che possono interferire con le manovre del braccio 

idraulico, rammentando che la folgorazione è uno degli infortuni più frequenti è più gravi nell'utilizzo di questo 

macchinario;

Posizionare il mezzo a distanza di sicurezza del ciglio dello scavo, utilizzando gli stabilizzatori;

Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento;

Non superare i limiti di velocità consentiti e in cantiere procedere a passo d'uomo in prossimità di lavorazioni 

braccamenti, ecc;

Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza;

Richiedere l'aiuto di personale a terra per manovrare con poca visibilità e in spazi ristretti e per le manovre di 

avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa;

Non trasportare persone in cabina oltre quanto consentito dal libretto di circolazione;

Pulire accuratamente la vasca e le tubazioni di scarico, rammentando che la rimozione della griglia e 

l'introduzione degli arti della coclea in moviemento costituiscono uan delle fonti di infortunio più frequenti;

Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo;

Verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;

Veriifcare ancora l'efficinenza di comandi, impianti dispositivi di protezione, ecc;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Otoprotettori -  I lavoratori a terra dovranno essere provvisti di Casco - Guanti - Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO
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MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

SCHEDA N° SM19

Sega circolare

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

Verificare che la sega non abbia subito danneggiamenti durante l'uso - è segnalare tempestivamente al preposto 

responsabile eventuali anomalie riscontrate - rammentando che altri potrebbero facilmente ferirsi utilizzandola in 

seguito;

di una solida cuffia regolabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le 

schegge

di un coltello divisore in acciaio, quando la macchina viene usata per segare tavolame in lungo, applicata 

posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 mm dalla dentatura;

di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro in modo da impedire contatti 

accidentali;
D.Lgs 277/91

DPR 164/56 art. 9

DPR 547/55 artt. 

109,110,271

Verificare l'integrità ed efficienza delle parti elettriche, presa, interruttore ecc.;

Verificare la presenza, l'efficienza e la giusta regolazione della cuffia di protezione registrabile affinchè risulti libera 

la sola parte del disco necessario allo spessore del taglio da eseguire;

Munirsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi;

D.Lgs 626/94

DPR 459/96

Nel caso si usino spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi, non distrarsi durante l'operazione del taglio;

Quando per particolari esigenze tecniche non è possibile adottare una cuffia regolabile, si deve applicare uno 

schermo paraschegge di dimensioni appropriate;

Verificare che il disco della sega sia in buone condizioni, con una dentellatura viva ed uniforme onde evitare sforzi 

nel taglio o bloccaggi estremamente pericolosi;

Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore posto dietro il disco a non più di 3 mm per evitare 

eccessivo attrito con le parti tagliate;

Verificare che anche la parte inferiore del disco sotto il banco di lavoro sia carenata e che l'utensile sia almeno 

marchiato CE;

Verificare che la sega circolare sia posizionata in maniera stabile al fine di evitare pericoli derivanti da movimenti 

incontrollati durante l'uso della stessa;

Segnalare che la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri;

Accertarsi che il legname sia privo di chiodi, residui di cls ecc, che potrebbero compromettere la regolarità e la 

sicurezza del taglio;

Regolare sempre la cuffia di protezione in funzione dello spessore del legno da tagliare;

Collegare la macchina all'impianto di terra;

Utilizzare l'utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione per subire amputazioni 

che rimarrano per tutta la vita;

In particolar modo per tagli di piccoli pezzi, per formare zeppe, ecc. è indispensabile usare spingitoi per evitare di 

avvicinare troppo le mani al disco dentato della sega;

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile considerando anche che la sega circolare potrebbe strattonare chi 

la utilizza favorendone la perdita dell'equilibrio e di conseguenza provocando tagli e amputazioni;

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice;

Durante le pause di lavoro interrompere sempre l'alimentazione elettrica dell'utensile;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza;Se la cuffia di protezione dovesse risultare insufficiente a trattenere le schegge usare gli occhiali di protezione;

Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione

Caduta di materiali dall'alto

Tagli alle mani

Proiezioni di schegge

Danni all'apparato uditivo
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SCHEDA N° SM20

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Escavatore meccanico hp ______, con benna da mc ______

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata progettazione della viabilità in cantiere

Schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell'automezzo;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Gli escavatori possono presentare pericoli d'investimento e contatto da parte della benna, e del braccio e il 

pericolo di cesoiamento tra la base fissa dell'escavatore e la cabina, quando questa ruota;
DPR 547/55 art. 189

E' vietata la presenza di persone in tutta la zona d'azione dell'escavatore, quando la benna si apre direttamente 

su autocarri i conducenti devono allontanarsi dal mezzo;

Per evitare il rovesciamento del braccio sul posto di manovra il suo brandeggio deve essere limitato all'escusione 

superiore;
DPR 164/56 artt. 4, 

12

Il posto di manovra dovrà essere protetto con una solida tettoia o ripari contro la caduta di materiali di scavo; D.Lgs 626/94

Qualora le macchine abbiano bracci articolati il posto di manovra deve risultare protetto contro il cesoiamento; DPR 459/96

Gli escavatori meccanici devono essere dotati di lampada roto - lampeggiante; DPR 459/96

Predisporre solide rampe d'accesso allo scavo con larghezza della carreggiata che garantisca un franco di cm 70 

oltre la sagoma del veicolo su ambo i lati;

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la 

stabilità del mezzo e del suo carico;

La macchina dovrà essere dotata di certificato CEE di conformità;

Sulla macchina dovrà essere indicato in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al 

posto di guida;

Il manovratore dovrà essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle 

macchine per la movimentazione della terra;

Non utilizzare tali macchine per il trasporto di persone.

Accertarsi dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza di segnalazione acustica e luminosa;

Eseguire periodicamente la manutenzion edell'attrezzatura secondo i protocolli previsti dal costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Otoprotettori - i lavoratori a terra dovranno essere provvisti di casco - guanti - scarpe di sicurezza con suola imperforabile 

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO
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Molazza elettrica da l. _________

FASE LAVORATIVA

SCHEDA N° SM23

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione

Contatto con organi in movimento

Caduta di materiali dall'alto

Danni a carico dell'apparato uditivo

Danni per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Il pericolo da prevenire è costituito dalle parti rotanti (viti o palette);
DPR 547/55 artt. 

48,49,55,72,97,127,1

72,271

Sull'imboccatura di riempimento deve essere applicato un dispositivo di fine corsa che arresti la macchina alla 

sua rimozione oppure deve essere installata una griglia che può essere rimossa esclusivamente con l'uso di un 

attrezzo;

Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, il corretto funzionamento degli interruttori degli 

interblocchi e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra;
DPR 164/56 art. 9

Verificare la presenza, l'integrità e l'efficienza delle protezioni con particolare riguardo alla sponda di protezione 

della vasca, del frantoio e degli organi di trasmissione;
D.M. 12/9/59

Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; DPR 673/82

Verificare che la molazza sia almeno marchiata CE; D. Lgs. 277/91

E' vietato manomettere le protezioni esistenti; D. Lgs 626/94

Assicurarsi di avere tolto tensione ai singoli comandi ed all'interrutore generale di alimantazione al quadro dopo 

l'uso o per spostamenti in cantiere della macchina;

Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di pretezione verificando che non siano stati manomessi 

o modificati durante l'uso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E' vietato eseguire la lubrificazione, la pulizia, la manutenzione o la riparazione su organi in movimento; 

Nel caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo 

pesanti e\o in condizioni disagiate, rammentare che il limite di 30 Kg. Si riduce ulteriormente se la 

movimentazione del carico è distante dal corpo in equilibrio precario, ecc;

Utilizzare pale a mano idonee per il peso degli inerti utilizzati;

Se si utilizza cemento e calce idrata in sacchi, questi vanno sempre sollevati da due persone; 

Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento

Segnalere tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e 

senza tensione;

D.P.R. 459/96

Otoprotettori - indumenti di sicurezza - casco - guanti - scarpe di sicurezza con suola imperforabile 

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Se l'alimentazione elettrica della molazza o impastatrice avviene con linea aerea è necessario che il collegamento 

alla macchina sia effettuato dal basso, con un  ripiegamento a gomito del cavo in modo da evitare l'infiltrazione 

d'acqua nel macchinario;
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SCHEDA N° SM25

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Compressore d'aria silenziato, diesel de tipo da L/minuto. _________

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

STATO D'USURA NOTE

Per evitare scoppi dovuti ad eccesso di pressione, i compressori devono essere muniti di valvola di sicurezza 

tarata alla pressione massima di esercizio;

DPR 547/55 art.172Le esplosioni dovute a gas o vapori combustibili ( aspirati con l'aria o sviluppati internamente dai lubrificanti o dai 

depositi carbonici ) possono essere evitate adottando una presa d'aria, applicata lontano da tubazioni o serbatoi di 

gas, benzine, ecc. e munita di filtro per polveri, fuligine, ecc;

Si devono evitare l'eccesso di lubrificazione e le perdite, le apparecchiature devono essere sottoposte ad una 

regolare manutenzione;
D.M. 12/9/59

I serbatoi devono essere dotati di manometro e di uno spurgo applicato interiormente sul fondo; DPR 673/82

Per eliminare l'eventuale presenza di acqua o di olio nell'aria che esce dal compressore occorre applicare un 

separatore a filtro di trattenuta in ambienti chiusi è buona norma applicare anche un filtro per l'ossido di carboneo;

Verificare l'efficienza dei comandi, della strumentazione del motore, delle cinghie, ecc;

Verificare che il compressore venga posizionato in piano, stabilmente, con l'ausilio di idonei stabilizzatori e 

bloccato con il freno di stazionamento;

Verificare con estrema cura l'assenza di sottoservizi che possono interferire con il lavoro da eseguire;

Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai 

carter del motore e delle cinghie di trasmissione;

Verificare l'integrità e l'insonorizzazione del compressore e delle marmitte di scarico;

Verificare l'integrità delle tubazioni in gomma di raccordo con il martello demolitore;

Prima dell'accensione del compressore aprire il rubinetto del serbatoio dell'aria e mantenerlo aperto fino al 

raggiungimento dello stato di regime del motore;

Verificare che nelle tubazioni non vi siano pieghe o strozzature che potrebbero favorire l'esplosione per eccessiva 

pressione;
Controllare spesso che le indicazione sui manometri di pressione rientrino nei valori consentiti;

Non rimuovere sportelli del motore o carter di protezione;

Riporre il compressore sempre in perfetta efficienza curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;

Verificare ancora l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di protezione ecc; 

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazione di revisione e manutenzione seguendo le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice, a motore spento;

Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con la 

sicurezza;

Spegnere il motore e scaricare completamente il serbatoio dell'aria;

Verificare che il compressore non abbia subito danneggiamente durante l'uso;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO
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Deve essere evitato il contatto delle parti rotanti con gli indumenti e i capelli;

Nei trapani portatili è importante impugnare l'attrezzo in modo che il centro della mano venga a trovarsi sull'asse 

dell'utensile, per un miglior rendimento e per una minor rottura della punta dovuta alla flessione;

Le punte devono essere sempre affilate con angoli di taglio identici sulle due facce, e devono essere sempre 

scelte tra quelle più adatte all'utilizzo cui sono destinate;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Eseguire le operazione di revisione e manutenzione seguendo le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice;

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione;

Osservare una particolare cautela quando il pezzo da perforare deve essere tenuto con la mano;

Vanno utilizzate mascherine o morsetti;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza;

Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

Verificare che l'utensile non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il bloccaggio innavertito del trapano 

(impuntatura) potrebbe favorire la perdita dell'equilibrio;

Durante le pause di lavoro interrompere sempre l'alimentazione elettrica dell'utensile;

Utilizzare l'utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie;

Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature ceh potrebbero danneggiarne l'integrità e quindi la sicurezza;

Verificare che il cavo elettrico non rechi disturbo alla zona di lavoro e che l'utensile sia almeno marchiato CE;

Controllare il regolare fissaggio della punta nel mandrino;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'integrità ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 

(220 V), la presa, l'interruttore, i dispositivi di protezione, ecc., o che sia alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza (50 V) comunque non collegato a terra;

Verificare l'efficienza della doppia impugnatura dell'utensile;

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

N° MATRICOLA

Trapano elettrico

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM30

MACCHINA/APPARECCHIATURA
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Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazione di revisione e manutenzione seguendo le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice;

Riporre l'utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza;

Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

Verificare che l'utensile non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;

Verificare ancora l'efficienza del cavo, dell'interruttore e dei dispositivi di protezione;

Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature che potrebbero danneggiarne l'integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese;

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il flex potrebbe strattonare chi lo utilizza;

Non rimuovere il carter di protezione del disco;

Durante le pause di lavoro interrompere sempre l'alimentazione elettrica dell'utensile;

Segnalare se la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata;

Utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie;

Verificare l'efficienza della doppia impugnatura del flex;

Verificare che l'utensile sia almeno marchiato CE;

Verificare che il disco sia correttemente montato, serrato e che non presenti segni di usura avanzata o anomala;
DM 12/9/1959

Verificare l'integrità ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco; DPR 673/82

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'integrità ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento 

(220 V), la presa, l'interruttore; DPR 547/55 art. 172

Verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc);

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM31

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Flex (smerigliatrice)
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FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

adeguato sostegno per l'intavolato;

accesso sicuro all'impalcato realizzato con scala a mano solidamente assicurata contro lo slittamento.

la presenza di blocchi per le ruote, realizzata con cunei sui due lati o idonei fermaruote;

la stabilità mediante adeguato rapporto tra larghezza e altezza;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare gli ancoraggi, effettuare i controlli di verticalità e di orizzontalità;

Deve essere sempre garantita:

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

SCHEDA N° SM32

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

Trabattello
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Scala a mano

SCHEDA N° SM36

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego e essere sufficientemente resistenti nei 

singoli elementi e nell'insieme;

Se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti i quali devono essere trattenuti con tiranti in 

ferro applicati sotto i due pioli esterni (nelle scale superiori a 4 m, va applicato anche un tirante intermedio);

Essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

Essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori quando sia necessario 

assicurarne la stabilità;

Di norma la lunghezza non deve superare i 5 m, ma può arrivare fino a 8 m, in questo caso occorre una ropitratta 

intermedio. Nei lavori di costruzione, manutenzione, riparrazione, demolizione, i montanti devono, in generale, 

sporgere di almeno 1 m oltre il piano di accesso;

Controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per quelle in legno usare le vernici 

trasparenti e non opache, per non coprire eventuali rotture o deterioramenti);

Evitare l'uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto tensione;

L'inclinazione della scala per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza orizzontale della base della scala 

della verticale del punto di appoggio) deve risultare pari a circa 1/4 dell'altezza del punto di appoggio (angolo di 75 

gradi tra scala e terreno);

Prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza, altrimenti appoggiare la scala su 

un tavolone di ripartizione;

Nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola ricorrendo eventualmente 

anche ad una tavola di ripartizione;

Non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non sistemare la scala in 

corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari precauzioni;

Per evitare possibilità d'inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della scala sia allo stesso livello del 

piano servito;

Sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare carichi ingombranti o di 

peso eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, sia perché le scale sono calcolate per sopportare un 

determinato carico massimo (di norma 120 kg);

Nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie quando la visuale è 

parziale (per esempio prima di svoltare a un angolo di un fabbricato) per evitare di colpire chiunque si trovi o 

transiti dall'altro lato;

Opposta al piano dei pioli non deve distare da questa più di 60 cm;

All'interno della gabbia non devono esservi condutture, tubazioni o sporgenze;

Evitare l'installazione nelle zone di transito di automezzi e veicoli in genere ed in prossimità di linee elettriche;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO
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Per diminuire l'usura le catene vanno pulite frequentemente con liquidi non corrosivi e lubrificanti;

Le catene non vanno fatte strisciare, non vanno assoggetate a strappi specie sotto carico, non vanno schiacciate 

e non devono essere disposte in modo che si formino nodi;
Gli anelli non devono  sovrapporsi quando la catena si distende sotto sforzo;

Anche per le catene, come per le funi vanno eseguiti controlli trimestrali a cura del datore di lavoro, eseguiti da 

personale competente e annotati sull'libretto dell'apparecchio o su di apposita scheda;

Le catene devono sempre  essere accompagnmate dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni 

previsti dal D.P.R. 673/82;

La sostituzione dell'intera catena è necessaria quando si sia verificato un allungamento superiore al 5% delle 

maglie o dell'intera catena, oppure una riduzione del diametro degli anelli superiore al 10%, oppure quando la 

catena risulti deformata o deteriorata;

Le catene possono rompersi per indebolimento del metallo incrudito a causa di urti, sovraccarichi, riscaldamenti a 

temperatura elevata, ecc.; oppure per eccessiva  usura degli anelli, deterioramento od ossidazione delle saldature 

del tondino delle maglie, contatto ripetuto con spigoli vivi non protetti e snervamento del materiale per 

sollecitazione eccessive.

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Quando debbano restare inatgtive per un certo tempo le catene vanno pulite, lubbrificate e conservate in luogo 

idoneo, meglio se in apposite rastrelliere contrassegnate con le caratteristiche di portata delle catene stesse;

Le catene nuove devono essere accompagnate dal certificato di collaudo rilasciato dal fabbricante;

Nell'uso delle catene occorre osservare diverse misure di sicurezza;

Le catene vengono usate al posto di funi qualora qeste ultime risultino troppo rigide o siano esposte ad alte 

temperature, esse resistono meglio alla corrosione, all'abrasione ed all'umidità;

Le catene, essendo sottoposto normalmente a condizioni piuttosto gravose di esercizio, vanno utilizzate 

precauzionalmente ad una portata inferiore alla massima ammissibile;

Generalmente quelle usate negli apparecchi di sollevamento sono calibrate e a maglie corte; D.P.R. 673/82

Gli anelli sono in tondino di acciaio dolce, saldato;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento devono essere utilizzate con un coefficiente di sicurezza di 

almeno 5;

Le catene possono essere calibrate e non calibrate, a maglia corte o maglie normali;

D.P.R. 547/55 artt. 

172, 180

D.M. 12/09/59

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Catene

SCHEDA N° SM41
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Sui ganci deve essere segnata, in rilevo o incisa, la portata massima ammissibile;

I ganci nuovi devono  sempre essere accompagnati dall'attestazione del costruttore ed avere i contrassegni 

previsti dal D.P.R. 673/82.

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Nell'uso i ganci possono subire incrudimento, logoramenti, deformazioni ed inclinature;

Occorre effettuare periodici controlli sullo stato di efficienza del gancio e del dispositivo di chiusura dell'imbocco;

Il dispositivo di chiusura può essere a molla, a manicotto o manuale con posizione di chiusura assicurata da 

blocco meccanico;
I ganci con dispositivo a contrappeso ed a manicotto non vanno usati quando vi sia pericolo di incrostazione degli 

organi di movimento;

Per i ganci di tipo antincocciante il dispositivo del dispositivo dell'imbocco può essere usato solo nel caso di 

sospensione rigida del carico;
D.M. 12/09/59

Tale dispositivo va fissato esclusivamente per mezzo di un collare o dell'apposita sede ricavata durante la 

fabbricazione del gancio;
D.P.R. 673/82

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

I ganci devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco oppure essere conformati in modo da 

impedire lo sganciamento degli organi di presa in caso di contatti accidentali o vibrazioni;

D.P.R. 547/55 artt. 

171, 172 

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Ganci

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM42

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA
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Lasciare una distanza non inferiore a metri 10, riducibile a metri 5 nei casi in cui i generatori siano protetti contro 

le scintille e l'irradiamento del calore o usati per lavori all'esterno, tra gli impianti di combustione o gli apparecchia 

a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene;

Le operazioni di taglio e saldatura dovranno avvenire in armonia con i dettati delle norme CEI 565 "norma di 

sicurezza per l'uso di apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini";

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione 

risciato dalla casa costruttrice;
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Riporre le bombole nell'apposito deposito in cantiere;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Vietare l'istallazione, l'uso e lo stoccaggio di generatori e gasometri di acetilene in luoghi sotterranei;

Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica periodica trimestrale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti - scarpe di sicurezza - mascherina con filtro specifico - occhiali speciali - grembiule in cuoio 

Evitare di posizionare il carrello con le bombole nelle vicinanze di fonti di calore;

Evitare di dirigere la fiamma del cannello verso i tubi in gomma e verso le bombole;

Spegnere e assicurarsi di aver spento sempre la fiamma chiudendo l'afflusso del gas sia al cannello che alle 

bombole nelle pause di lavoro;

Vietare le operazioni di saldatura e taglio al cannello o elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi 

aperti che contengono materiali che possano dar luogo a esplosioni o altre pericolose reazioni, su recipienti o tubi 

anche aperti che contengono sostanze che evaporando sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare 

miscele esplosive;

E' vietato manomettere le protezioni esistenti;

Allontanare eventuali materiali infiammabili;

Trasportare le bombole utilizzando esclusivamente il carrello portabombole predisposto;

Verificare l'assenza di gas e materiali infiammabili o esplosivi nell'ambiente prima di utilizzare il cannello;

In caso di utilizzo in ambienti chiusi o poco ventilati predisporre un adeguato sistema di aspirazione di fumi;

Verificare che i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma siano inseriti dopo i riduttori di pressione, nelle 

tubazioni a circa 1,50 m dall'impugnatura del cannello;

D.M. 12/9/59

Provvedere affinchè nelle vicinanze del posto di lavoro sia presente idoneo estintore;

DPR 673/82

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'integrità dei tubi in gomma di collegamento tra le bombole di ossigeno ed acetilene ed il cannello; DPR 547/55 artt. 

172,250,251,252,253,

254
Verificare ceh le bombole siano ben inserite nel carrello portabombole e vincolate con apposita catenella di ferro 

che ne impedisca il ribaltamento;

Verificare l'integrità e la funzionalità del riduttore di pressione e dei manometri;

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Scoppio;
Danni all'apparato respirato per inalazione di ossidi di varia natura dipendenti dal tipo di metallo e di rivestimento da saldare o tagliare;

Proiezioni di particelle metalliche incandescenti.

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

Cannello per saldatura ossiacetilenica 

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM44

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA



01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac 25 

 

 

Durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con la 

sicurezza;

Verificare che il compattatore non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;

Verificare ancora l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di protezione ecc;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;

Eseguire le operazioni di revisioni e manuntenzione seguendo le indicazione del libretto d'uso e manutenzione 

rilasciato dalla casa costruttrice;

Rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati;

Riporre il compattatore sempre in perfetta efficienza curandone la pulizia, la lubbrificazione, ecc.

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Non utilizzare il compattatore su piste fortemente inclinate lateralmente o comunque con forti pendenze;

Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo al compattatore, ed i tempi di riposo, per 

evitare i danni fisici;

Verificare l'efficienza delle protezione relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai 

carter del motore e delle cinghie di trasmissione;

Verificare l'integrità e l'insonorizzazione del compattatore e delle marmitte di scarico;

Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del compattatore, la sicureza dell'operatore e che non vi 

siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc;
D.M. 12/09/59

Verificare con etrema cura l'assenza di sottoservizi che possono interferire con il lavoro da eseguire; D.P.R. 673/82

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'effeicienza dei comandi, del motore, delle cinghie, delle pulegge eccentriche ecc;
D.P.R. 547/55 art. 

172 

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM45

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Compattatore a piatto vibrante, a scoppio da Kg. Dinamici ______
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

In caso di lavorazioni in ambienti confinati o scarsamente ventilati predisporre un adeguato sistema di aspirazione 

dei fumi.

Esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per l'utilizzo della saldatrice, ed i 

tempi di riposo, per evitare danni fisici;

Rispettae i tempi di lavoro e di riposo assegnati;

Durante le pause di lavoro interrompere sempre l'alimentazione elettrica dell'utensile;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con 

la sicurezza;

Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o 

strozzature che potrebbero danneggiare l'integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese;

Vietare le operazione di saldatura su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengono materiali 

che posso dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose, su recipienti o tubi anche apertiche contengono 

sostanze che evaporando sotto lìazione del calore o dell'umidità possono formare miscele eplosive;

Verificare che non siani presenti materiali infiammabili in prossimità delle saldature da eseguire; D.P.R. 673/82

Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;

Verificare che gli elettrodi prescelti siano idonei al materiale da saldare e correttamente serrati nella nella pinza;
D.M. 12/9/59

Verificare che l'utensile sia almeno marcato CE; D.M. 20/11/68

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare l'integrità ed efficienza dei componenti dell'utensile, quale il cavo di alimentazione, il doppio isolamento ( 

220 V), la presa, l'interrutore onnipolare, ecc; DPR 547/55 artt. 

172,250,255,257,259Verificare che la pinsa portaelettrodo da utilizzare sia integra, che non presenti segni di usura avanzata o anomala 

con particolare riguardo per il manico isolante;

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Elettrocuzione;

Danni agli ochi per proiezione di scintille;

Danni all'apparato respiratorio per inalazione di ossidi di ferro e di azoto.

Danni da calore alle mani;

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM46

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

Saldatrice elettrica
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Pulire accuratamente l'utensile e controllarne  lo stato d'uso;

Riporre correttamente gli utensili in magazzino;

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione dell'utensile;

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

E' estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di lavoro ma riporli con cura in 

magazzino a fine lavoro;
E' estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che possano cadere dall'alto;

Gli utensili di piccola taglia vanno sempre riposti in appositi contenitori;

E' necessiario impugnare saldamettere l'utensile, vietato manomettere le protezioni esistenti; 

E' necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri lavoratori per salvaguardarne 

l'incolumità;

Ricordarsi che la posizione ergonomica è importantissima anche per l'utilizzo del più semplice degli utensili a 

mano, quali possono essere il trasporto di una carriola, l'uso di un piccone o di un forcone sia al posto di una pala, 

ecc;

E' opportuno rammente che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto perché si tende a 

sottovalutare i rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiarità e conseguente superficialità;

Sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano più sicuri a causa dell'usura ( manici di legno 

scheggiato o inclinati);
D.M. 12/09/59

Verificare che il peso dell'utensile e la sua capacità operativa ( pala a mano, mazza, ecc.) sia compatibile con i 

limiti della movimentazione manuale dei carichi;
D.P.R. 673/82

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Verificare prima dell'uso che l'utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole eseguire e che lo stesso non sia 

deteriorato;

D.P.R. 547/55 art. 

172 

Utensili a mano

SCHEDA N° SM54

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA NOTE



01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac 28 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Elmetto - guanti - mascherine - occhiali - scape di sicurezza

FIRMA DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

Il materiale dovrà essere prelevato mediante gli appositi mezzi di sollevamento e secondo le procedure stabilite 

dal direttore tecnico di cantiere approvato dal cordinatore per l'esecuzione.

Verificare il buono stato di conservazione e manutenzione dei mezzi di immagazzinamento;

Depositare i carichi solo nelle zone appositamente predisposte e comunque non in maniera tale da non 

ingombrare e/o non ostacolare le postazioni di lavoro e di passaggio;

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NORME

Usare le attrezzature in conformità delle indicazioni fornite dal costruttore;

Le attrezzature per immagazzinamento dovranno essee dotate di apposita targa che riporti il peso proprio e il 

massimo carica ammesso;

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

Cedimento di pile sovrapposte con diverse caratteristiche strutturali e dimensionali;

Scivolamento o rotolamento delle pile;

Deposito di materiali sui cigli di scavi.

NOTE
LIBRETTO 

D'ISTRUZIONI

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGAZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE STATO D'USURA

PERSONALE AUTORIZZATO ALL'USO

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA PROPRIETARIA IMPRESA UTILIZZATRICE

FASE LAVORATIVA COLLOCAZIONE

SCHEDA N° SM55

Cassoni, ceste, ecc. atti a consentire la raccolta e l'immagazzinamento dei materiali

MACCHINA/APPARECCHIATURA N° MATRICOLA
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Allegato 2 

Schede dispositivi di protezione individuale 
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PREMESSA 
 

 

Le presenti schede sono state redatte nell’ottica della formazione e informazione degli 

operatori del cantiere. 

 

Ognuna di esse dovrà essere opportunamente firmata, dopo essere stato edotto del contenuto 

della scheda, da ciascun operatore a cui saranno stati consegnati di dispositivi di protezione 

individuale relativi, quale riscontro all’avvenuto recepimento delle indicazioni in esse contenute. 
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Calzature di sicurezza        Scheda  SDP 1 

Casco o elemento di sicurezza          Scheda SDP 2 

Cinture di sicurezza – Funi di trattenuta –     Scheda SDP 3 

Cuffie e tappi auricolari       Scheda SDP 4 

Guanti          Scheda SDP 5 

Maschera antipolvere – Apparecchi filtranti o isolanti    Scheda SDP 6 

Occhiali di sicurezza e visiere       Scheda SDP 7 

Indumenti protettivi particolari      Scheda SDP 8 

 

Indice 
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

SCHEDA n° SDPI 1

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Calzature di sicurezza

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA 

NOTE

IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

CEE n.89/656 del 

30/11/89

Urti - colpi - impatti - compressioni

Punture - tagli - abrasioni

Calore - fiamme

Freddo

D.Lgs. 758/94

UNI 8615

CEE n. 89/391 del 

12/6/89

D.P.R. 303/56

D.P.R. 547/55

D.Lgs. 475/92

D.Lgs. 626/94

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo

Le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

FIRMA DELL'ADDETTO A CUI E' STATO CONSEGNATO

CARATTERISTICHE

Le calzature di sicurezza sono classificate in tre categorie:

1- protezione da azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici, detergenti, contatto o 

urti con oggetti caldi che non espongono oltre i 50°C, ordinari fenomeni atmosferici nel corso di 

attività professionali, azione lesiva dei raggi solari, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere 

organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente

2- dispositivi non compresi nella categoria precedente e successiva

3- particolarmente complesse destinate a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di 

carattere permanente presupponendosi che l'utilizzatore non abbia la possibilità di percepire 

tempestivamente il verificarsi di effetti lesivi. Rientrano in questa categoria le scarpe che 

assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, 

quelle destinate a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche 

pericolose o utilizzate come isolanti per alte tensioni elettriche 

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile senza puntale di protezione: uso: lavori su strutture di 

acciaio di grande altezza, gru, impianti elettrici, montaggio metallico, montacarichi

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: uso: lavori su impalcature, 

demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: uso: attività su e con masse molto fredde o 

aderenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: uso: lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di rischio da vibrazione

Nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività (scarpa, 

scarponcino, stivale)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

Nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività (scarpa, 

scarponcino, stivale)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo

Le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

1- assorbimento agli urti

2- resistenza alla perforazione 

lavori in terra e roccia 

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia 

antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza

L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altro DPI, vi sono caschi che per la loro 

conformazione permettono l'istallazione di visiere o cuffie di protezione

lavori su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, grandi serbatoi, grandi condotte, 

caldaie e centrali elettriche

lavori in fossati,trincee, pozzi e gallerie di miniera

lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Secondo l'allegato V del D.Lgs. N.626/1994, caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle 

seguenti attività:

lavori edili, soprattutto sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopralevati, 

montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi ed operazioni di 

demolizioni 

I caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in tre categorie:

I dispositivi semplici (es. le cuffie) destinati a tutelare da danni fisici di lieve entità

I disositivi non compresi nella categoria precedente e successiva

ll casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, 

affinchè possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, 

3- resistenza alla pioggia ed alla luce solare

4- ininfiammabilità 

5- proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 KV)

6- aereazione in ambienti caldi

Dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi e di carattere 

permanente 

Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:

D.P.R. 303/56

D.P.R. 547/55

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 758/94

Urti - colpi - impatti 

Caduta di materiale dall'alto

D.Lgs. 475/92

NOTE

CARATTERISTICHE

IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA 

SCHEDA n° SDPI 2

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Casco o elmetto di sicurezza
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

SCHEDA n° SDPI 3

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Cinture di sicurezza - Funi di trattenuta - Sistemi di assorbimento 

frenato di energia

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

D.P.R. 547/55Caduta dall'alto

D.Lgs 475/92

D.Lgs 626/94

NOTE

Periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile 

di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

FIRMA DELL'ADDETTO A CUI E' STATO CONSEGNATO

Attenersi ale disposzioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la 

dichiarazione di conformità CE

CARATTERISTICHE

Ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI

Per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), 

montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru ecc. si devono 

utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di 

trattenuta che limiti la caduta a non piu di 1,5 m e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a 

moschettone 

L'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivo ad assorbimento di energia 

(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto elevate
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

SCHEDA n° SDPI 4

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Cuffie e tappi auricolari

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

D.P.R. 303/56

D.P.R. 524/82

Rumore

D.P.R. 547/55

D.P.R. 320/56

D.P.R. 128/59

NOTE

CARATTERISTICHE

D.Lgs 277/91

D.Lgs 475/92

D.Lgs 626/94

D.Lgs 10/97

D.M. 17/01/97

UNI EN 352-1 DEL 

'93

Circ. Min. Lav. n. 102 

del 07/8/95

Il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono 

lavorazioni che comportino il rischio rumore

FIRMA DELL'ADDETTO A CUI E' STATO CONSEGNATO

Mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI

La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quella di assorbire le frequenze sonore 

pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze sonore pericolose per l'udito, 

rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei 

pericoli 

I mezzi di pretezione auricolare sono classificati in due categorie:

mezzi ad inserimento 

cuffie auricolari e caschi

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l'entità del rumore 

E' necessario mettere a disposizione gli otoprotettori nei seguenti casi:

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dell'azienda sull'uso del DPI

lavori nelle vicinanze di presse per metalli

lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici

battitura di pali e costipazione del terreno

Considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB (A) (media giornaliera), la 

scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per 

soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappeti 

auricolari monouso o archetti

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Gli inserti possono essere presagomati o deformabili,  monouso o recuperabili e sono 

generalmente utilizzati per rumori fino a 95 dB
UNI EN 352-2 del '93

UNI EN 458-1 del '93

EN 24869-1 del '92

EN 24869-3 del '93

EN - ISO 4869-2 del 

'94

Le cuffie sono formate da due coppie di materiali plastico rigido rivestite interamente da sostanze 

isolanti (acqua, aria o schiuma espansa), sono fornite ai bordi di materiale deformabile che ne 

permette aderenza alle superfici del capo e il loro utilizzo è previsto per rumori superiori a 105 dB

In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore le cuffie possono essere integrate 

da caschi che, riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di 

portare i livelli di rumore entro i limiti di legge

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri paesi della Comunità Economica Europea
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

Guanti con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti  solventi, prodotti caustici e chimici, 

taglio abrasione e perforazione. Uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie

Amianto

Oli minerali e derivati

Calore

Freddo

Elettrici

devono riportare nome del produttore, caratteristiche di utilizzazione e descrizione del tipo

devono essere abbastanza lunghi fino all'avanbraccio per evitare la penetrazione di sostanze 

tossiche per quanto possibile al di sotto dei guanti

non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco perché si deve evitare il ristagno del sudore, e 

la limitazione al movimento delle mani ed alla prensione

non devono essere infilati con le mani sporche oppure tolti nel corso del lavoro 

Guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli abrasioni, strappi, 

perforazioni, al grass e all'olio. Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, 

legname, costruzioni di carpenteria leggera

devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione del rischio al fine di non creare 

problemi alla prensione ed all'articolazione delle mani

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la 

pelle

A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno per far evaporare il sudore e possibilmente cosparsi 

di talco all'interno

CARATTERISTICHE

Per i guanti valgono le seguenti norme indicative:

devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente 

calzabili, riposti al termine del turno in luoghi adeguati (armadietti) e non abbandonati sui ripiani o 

nei luoghi di lavoro

a seconda del tipo di lavoro, la superficie esterna dovrà essere liscia, rugosa o zigrinata per 

consentire una presa adeguata di oggetti e materiali

D.P.R. 547/55

D.Lgs 475/92

D.Lgs 626/94

Punture - tagli - abrasioni

Vibrazioni

Getti - schizzi

Catrame

D.P.R. 303/56

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

NOTE

IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIACOSTRUITA DA VENDUTA DA 

D.M. 17/01/97

SCHEDA n° SDPI 5

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guanti

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA
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SCHEDA n° SDPI 5

In caso di comparsa di fenomeni allergici (abbastanza frequenti nei confronti di preparati usati per 

la mescola della gomma) i guanti dovrebbero essere sostituiti con altri di tipo e caratteristiche 

diverse. In caso di impossibilità di reperire guanti di materiale diverso e con analogo livello di 

protezione oppure spalmare una crema barriera sulla cute prima di indossare i guanti al fine di 

prteggere il contatto tra parte interna del guanto e superficie cutanea

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza 

del DPI

FIRMA DELL'ADDETTO A CUI E' STATO CONSEGNATO

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e 

abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici. Uso: maneggio di prodotti chimici, oli 

disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame

Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione ed assorbimento delle vibrazioni. 

Uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimeto delle 

vibrazioni e chiusura velcro

Guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti. Uso: per tutti i lavori su parti in 

tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)

Guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione strappi e anticalore. Uso: lavori di 

saldatura o di manipolazione di prodotti caldi

Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo. Uso: 

trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

Escludere l'uso dei guanti nei casi in cui sussista il rischio che il guanto resti impigliato nelle 

macchine

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo

I guanti in dotazione devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente i due tipi 

deficinza di ossigeno nella miscela inspirata

inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (funmi, vapori di 

combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)

CEE n. 90/679 del 

26/11/90

D.M. 17/01/97

D.P.R. 320/56

D.P.R. 303/56

D.P.R. 547/55

D.P.R. 128/59

D.Lgs 277/91

D.Lgs 475/92

D.Lgs 626/94

D.M. 06/9/94

CEE N.89/656 del 

30/11/89

CEE n. 90/394 del 

28/6/90

Polveri fibre

Fumi

Nebbie

NOTE

IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA 

SCHEDA n° SDPI 6

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Maschera antipolvere - Apparecchi filtranti o isolanti

Gas - vapori

Catrame  fumo

Amianto

inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (funmi, vapori di 

combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Vi è obbligo "nei luoghi ove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e 

trasporto delle materie o prodotti tossici,  asfissianti, irritanti ed infettanti, nei depositi o altri luoghi 

in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti di 

tenere in luogo adatto e noto al personale un numero deguato di maschere respiratorie o di altri 

apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza"

Autorespiratori devono essere disponibili per i lavori in vani ristretti, nella verniciatura a spruzzo 

senza sufficiente aspirazione, nei pozzetti o canali delle retifognarie

Il D.Lgs n. 626/1994 riporta, nell'allegato V, un elenco delle attività per le quali può rendersi 

necessario mettere a disposizione maschere respiratorie, rientrano in tale previsione le attività di 

saldatura, molatura, tranciatura, scappellatura, lavorazione e finitura di pietre, impiego di macchine 

asportatrucioli, fucinatura a stampo, sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, 

disinfettanti e dedtergenti corrosivi

La scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di 

inquinamento presente: in condizioni di elevatissimo inquinamento, quando occorre proteggere in 

modo particolare il soggetto e/o quando la percentuale  di ossigeno nell'aria dell'ambiente è 

inferiore al 17% (pericolo asfissia) si dovrà fare uso di apparecchiature isolanti

Maschere semifacciali dotati di filtro. Uso: per polvere e fibre

Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 

scegliere tra i seguenti DPI:

Verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE

Apparecchi respiratori a mandata d'aria. Uso: per isolarsicompletamente dall'atmosfera esterna, 

usati er verniciature a spruzzo o sabbiature

Respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile. Uso: per gas, vapori, polveri

Respiratori semifacciali dotati di filtro. Uso: per vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre
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LIBRETTO 

ISTRUZIONI

STATO 

D'USURA

Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura 

elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o 

D.Lgs 626/94Freddo - caldo

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri paesi della Comunità Europea

scappellatura, lavorazione e finitura di pietre

Saldatura, molatura e tranciatura

lavori che comportino esposizione a calore radiante

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 

rimbalzo o comunque di provenienza laterale

meccanica con uso di estrattori i bulloni o impiego di macchine asportatrucioli durante la 

lavorazione di materiali che producono trucioli corti

rimozione e frammentazione di schegge

sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità 

delle stesse

Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi

OBBLIGO D'USO IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

L'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono 

produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei

Gli occhiali, visiere o maschere devono essere utilizzati durante le seguenti attività:

CARATTERISTICHE

Le lesioni possono essere di tre tipi:

Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

D.P.R. 303/56

D.P.R. 547/55

D.Lgs 475/92

D.M. 17/01/97

Radiazioni (non ionizzanti)

Getti - schizzi - schegge

Polveri -  fibre

vapori - nebbie - fumi

NOTE

IMPRESA UTILIZZATRICEIMPRESA PROPRIETARIA

NORMEANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI E' PRESCRITTO L'USO

CERTIFICAZIONE 

OMOLOGZIONE

DATA VERIFICA 

OBBLIGATORIA
MANUTENZIONE

GENERALITA' ADDETTO A CUI E' STATO FORNITOFASE LAVORATIVA

COSTRUITA DA VENDUTA DA 

SCHEDA n° SDPI 7

N° MATRICOLADISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Occhiali di sicurezza e visiere

 



01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

Schede per il primo soccorso 
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3

4

Disinfettare mediante garze sterili imbevute di soluzioni disinfettanti non irritanti a base di 

benzalconio puro o polvinil pirrolidone (acqua ossigenata, bialcol, citrosil ecc.) 

Proteggere la ferita con garze sterili

evitare l'uso di alcool o polveri che possono ritardare la cicatrizzazione

mai usare cotone per la disinfezione e la medicazione delle ferite

mai usare come disinfettanti alcool denaturato

per coloro che non fossero vaccinati contro il tetano e obbligatorio recarsi dal medico per la relativa 

profilassi

anche coloro che sono già vaccinati devono richiedere il parere del medico circa la necessità di 

sottoporsi ad un vaccino di richiamo

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1

2

Lavarsi a fondo le mani con l'acqua e sapone e comunque indossare un paio di guanti 

sterili monouso

Pulire la ferita con acqua ossigenata o in mancanza con acqua potabile con l'intento di 

eliminare tutte le eventuali impurità presenti nella pelle quali terriccio, sassolini, polvere, 

ecc.

SCHEDA N°S1

PICCOLE FERITE

le ferite sono lesioni che interessano la cute e la parte sottostante provocate da un agente traumatico.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

SCHEDA N°S2

FERITE GRAVI

le ferite sono lesioni che interessano la cute e la parte sottostante provocate da un agente traumatico.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

evitare l'uso di alcool o polveri o pomate che possono ritardare la cicatrizzazione

mai usare cotone per la disinfezione e la medicazione delle ferite

mai usare come disinfettanti tintura di iodio e alcool denaturato

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1
Lavarsi a fondo le mani con l'acqua e sapone e comunque indossare un paio di guanti 

sterili monouso

2
Pulire la ferita con acqua ossigenata o in mancanza con acqua potabile con l'intento di 

eliminare tutte le eventuali impurità presenti nella pelle quali terriccio, sassolini, polvere, 

3
Disinfettare mediante garze sterili imbevute di soluzioni disinfettanti non irritanti a base di 

benzalconio puro o polvinil pirrolidone (acqua ossigenata, bialcol, citrosil ecc.) 

4 Proteggere la ferita con garze sterili
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SCHEDA N°S3

CORPI ESTRANEI NELL'OCCHIO

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Non consentire alla vittima di strofinarsi l'occhio leso onde impedire la penetrazione in profondità del 

materiale

Non tentare di forzare l'apertura delle palpebre se questa manovra non risulta naturale

Non rimuovere le lenti a contatto

Non rimuovere l'oggetto conficcato

Le bende vanno solo appoggiate per evitare strofinamenti e poste su entrambi gli occhi in modo da 

mettere a riposo da ogni stimolo visivo l'infortunato

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Agire tempestivamente con un abbondante lavaggio esterno

2

Effettuare un adeguato lavaggio oculare nel caso in cui l'apertura delle palpebre riesca 

facilmente: se l'operazione non ha esito positivo, coprire entrambi gli occhi e attendere 

l'intervento medico

SCHEDA N°S4

CONTATTO DEGLI OCCHI CON PRODOTTI TOSSICI

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

1 Allontanare l'infortunato dalla fonte di pericolo

Indossare tutti i DPI (guanti maschere antigas, tute, occhiali ecc.) previsti per operare con l'inquinante

2 Lavare abbondantemente con acqua corrente a palpebre aperte per almeno 15 minuti

3
Inviare il soggetto ad un controllo medico anche se dopo pochi minuti può aver recuperato 

pienamente vigore

AZIONI DA PORRE IN ATTO
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SCHEDA N°S5

MORSI DI CANE

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili monouso

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Lavare la ferita con acqua e sapone, avendo cura di risciacquare abbondantemente

2 Disinfettare la ferita

3
Coprire la ferita con garza sterile, fissandola con cerotto adesivo o con una benda senza 

stringere troppo

4
Ricorrere subito a un medico, il quale oltre a curare la ferita, potrà prendere le precauzioni 

necessarie per evitare l'eventuale insorgere della rabbia e del tetano

SCHEDA N°S6

PUNTURE DI INSETTI

PUNTURE DI API

SINTOMATOLOGIA

Il pungiglione dell'ape inietta acido formico, sul momento la puntura provoca dolore e gonfiore

Applicare pomate antistaminiche

AZIONI DA PORRE IN ATTO

2 Somministrare antistaminici per via orale

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1

Le punture di insetti generalmente non recano gravi danni ad eccezione di un lieve dolore localizzato e 

di un piccolo gonfiore. Possono però diventare gravi e richiedere il ricorso al medico nei seguenti casi: - 

puntura sulla faccia soprattutto nella cavità orale (in quest'ultimo caso alcuni gargarismi di acqua e 

sale, eseguiti subito, possono avere la loro utilità)

PUNTURE DI VESPE, CALABRONI, TAFANI, ZANZARE

SINTOMATOLOGIA

Gonfiori, vesciche, tumefazioni arrossate e dolori locali

2 Applicare pomate antistaminiche

1
E' inutile tentare di estrarre il pungiglione essendo esso armato di punte all'indietro che lo 

mantengono inserito
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SCHEDA N°S7

MORSI DI VIPERA

Le vipere si possono trovare nei prati sotto i sassi e nei muriccioli, a volte sotto i vasi di fiori nei giardini

SINTOMATOLOGIA

Il morso di un serpente non velenoso lascia sulla parte colpita solo l'impronta di forma semicircolare 

dei denti mascellari. La caratteristica principale di un morso di vipera velenoso è l'impronta lasciata dai 

due denti veleniferi: si tratta di due forellini simili a punture di spillo, distanti l'uno dall'altro circca 10 

mm. da essi fuoriesce un liquido di colore rossastro, un misto di sangue e siero; inoltre presso i 

suddetti forellini si rileva una serie di punti più piccoli, equidistanti, che sono i segni lasciati dai dentini 

mascellari della vipera.

Dolore acuto e duro gonfiore della parte colpita

Piccole emorragie nella zona lesa

Dilatazione delle pupille

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
Mantenere tranquillo il ferito, limitandone al massimo i movimenti onde rallentare il 

diffondersi del veleno

Evitare interventi, quali incisione, suzione ecc. che potrebbero risultare più dannosi del morso. In 

ospedale, l'infortunato potrà ricevere le cure del caso senza correre il rischio di shock anafilattico 

derivante dall'inoculazione indiscriminata del siero antiofidico

AZIONI DA PORRE IN ATTO

2
Il siero antiofidico correttamente conservato, agisce efficacemente quando è 

somministrato entro 4 ore dal morso

Vertigini, nausea e vomito, tachicardia, dolori addominali e diarrea, quando il veleno inizia il suo effetto

Nei casi più gravi, quando l'inoculazione del veleno sia stata abbondante o abbia avuto luogo 

direttamente nella circolazione sanguigna i sintomi cominciano con:

Sete intensa

Delirio

Perdita della sensibilità poi dei sensi con diffuse emorragie interne

Degenerazione dei tessuti e formazione di ascessi

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili monouso
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SCHEDA N°S8

COLPO DI CALORE

Il rischio di un colpo di calore si corre quando ci si trova in ambienti caldi, umidi o afosi con 

ventilazione limitata

SINTOMATOLOGIA

Colorito del volto molto intenso

Pelle calda, secca, lucida

Respiro affannoso e polso pieno

Confusione mentale ed in qualche caso perdita di conoscenza

4 Se è cosciente dargli da bere, moderatamente, acqua fresca possibilmente salata

AZIONI DA PORRE IN ATTO

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

2 Portare il colpito in luogo fresco e ventilato, liberandolo dai vestiti

3
Bagnare abbondantemente con acqua la superficie del corpo o avvolgerlo in panni bagnati 

con acqua fresca

Verificare il respiro, in assenza del quale praticare la respirazione bocca a bocca

SCHEDA N°S9

COLPO DI SOLE

Il rischio di un colpo di Sole si ha quando il soggetto è stato esposto ai raggi del sole a capo scoperto

SINTOMATOLOGIA

Colorito del volto molto intenso

Pelle calda, secca, lucida

Respiro affannoso e polso pieno

Vertigini

AZIONI DA PORRE IN ATTO

Temperatura corporea molto alta

Confusione mentale ed in qualche caso perdita di conoscenza

Nausea 

Vomito

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Verificare il respiro, in assenza del quale praticare la respirazione bocca a bocca

2 Portare il colpito in luogo fresco e ventilato, liberandolo dai vestiti

3
Bagnare abbondantemente con acqua la superficie del corpo o avvolgerlo in panni bagnati 

con acqua fresca

4 Se è cosciente dargli da bere, moderatamente, acqua fresca possibilmente salata
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SCHEDA N°S10

EPISTASSI

L'Epistassi è la fuoriuscita di sangue dal naso

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

4 Applicare compresse di garza imbevute di acqua fredda alla radice del naso

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1

2 Piegare la testa in avanti

3 Comprimerne il naso tra pollice ed indice

Far sedere il soggetto

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

Prevenire o attenuare lo stato di shock con le misure descritte nella scheda n° S15

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

L'emorragia è la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni in seguito alla rottura della loro parete

SCHEDA N°S11

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Far sdraiare il soggetto

EMORRAGIA

2 Coprire il paziente con una coperta

3

Esercitare una buona compressione sulla ferita: in particolare se l'emorragia è venosa la 

compressione va effettuata a valle della ferita (sequenza: cuore - ferita - compressione) se 

l'emorragia è arteriosa la compressione va effettuata a monte della ferita: ciò fino all'arrivo 

in ospedale

4a

Nel caso di diminuzione dell'emorragia sarà sufficiente proseguire con la sola 

compressione con il pugno o con le dita o con un bendaggio elastico appropriato a monte 

della ferita: ciò fino all'arrivo in ospedale

4b

Se l'emmorragia persiste è possibile che si sia lesa una grossa arteria. È pertanto 

necessario continuare ad esercitare una forte compressione con il pugno o con le dita o 

con un bendaggio elastico appropriato a monte della ferita: ciò fino all'arrivo in ospedale



01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac 47 

 

 

 

 

SCHEDA N°S11A

EMORRAGIA LIEVE AGLI ARTI

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Far sdraiare il soggetto

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

Prevenire o attenuare lo stato di shock con le misure descritte nella scheda n° S15

5 Applicare uno o più rotoli di garza fissandoli con una benda elastica

2

3 Sollevare la parte sanguinante al di sopra del livello del cuore del paziente

7a
Non tagliare il bendaggio anche se intriso di sangue per non alterare il processo di 

coagulazione; piuttosto aggiungere altre bende e schiacciare più forte

AZIONI DA PORRE IN ATTO

Coprire il paziente con una coperta

6
Avvolgere la benda elastica attorno all'arto: esercitando sempre una discreta pressione si 

deve sempre avvertire il polso a valle della fasciatura (altrimenti è troppo stretta)

7 Fissare la benda

4 Esercitare una compressione manuale direttamente sulla ferita per almeno dieci minuti

SCHEDA N°S11B

EMORRAGIA GRAVE AGLI ARTI

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

Prevenire o attenuare lo stato di shock con le misure descritte nella scheda n° S15

AZIONI DA PORRE IN ATTO

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Far sdraiare il soggetto

2 Coprire il paziente con una coperta

3

Applicare un laccio emostatico o altro mezzo che sia comunque solido, poco elastico e 

abbastanza lungo da girare almeno tre volte attorno all'arto (in casi estremi è consentito 

l'uso di cravatta o cintura)

3a

Il laccio va stretto fino all'arresto dell'emorragia e non va rimosso fino all'arrivo in ospedale 

(in ogni caso esso non deve essere lasciato applicato per oltre 20 minuti consecutivi): ciò è 

molto importante in quanto un atteggiamento difforme potrebbe provocare un'emorragia 

ancora più grave
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SCHEDA N°S12

USTIONI

Le ustioni sono lesioni che interessano la cute e ciò che è sottostante, provocate dal contatto con 

sostanze chimiche (acide o alcaline), dal contatto con fonti di calore di qualsiasi tipo o dal contatto con 

parti in tensione

SINTOMATOLOGIA

Dolore

Arrossamento della pelle

Formazione di vesciche

Danni ai tessuti in profondità

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

Non applicare pomate o sostanze a base di grasso in quanto creano uno strato isolante che permette 

al calore di continuare  la azione lesiva

Mai rompere o buca re le eventuali bolle

Non rimuovere i vestiti a meno che non sia estremamente facile sfilarli o tagliarli

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1
Versare abbondantemente di acqua fresca sulle regioni ustionate e su quelle vicine fino 

all'attenuazione del dolore

1a Se gli abiti sono in fiamme usare acqua corrente o estintori

2
Coprire la parte ustionata, senza comprimere, con garze sterili o teli per ustioni al fine di 

limitare al massimo la possibilità di infezioni
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SCHEDA N°S13

USTIONI GRAVI

Le ustioni sono lesioni che interessano la cute e ciò che è sottostante, provocate dal contatto con 

sostanze chimiche (acide o alcaline), dal contatto con fonti di calore di qualsiasi tipo o dal contatto con 

parti in tensione

SINTOMATOLOGIA

Dolore

Arrossamento della pelle

Formazione di vesciche

Danni ai tessuti in profondità

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

Non applicare pomate o sostanze a base di grasso in quanto creano uno strato isolante che permette 

al calore di continuare  la azione lesiva

Mai rompere o bucare le eventuali bolle

2
Coprire la parte ustionata, senza comprimere, con garze sterili o teli per ustioni al fine di 

limitare al massimo la possibilità di infezioni

Non rimuovere i vestiti

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE SCEGLIENDO DI 

PREFERENZA CENTRI SPECIALIZZATI

1
Versare abbondantemente di acqua fresca sulle regioni ustionate e su quelle vicine fino 

all'attenuazione del dolore

Non toccare la parte ustionata

Non asportare le sostanze combuste venute direttamente a contatto con la pelle

Se l'infortunato è cosciente e senza vomito dare da bere, a piccoli sorsi, una soluzione di acqua e sale 

(un cucchiaio di sale da cucina in un litro di acqua) evitando di farlo però in caso di shock, perdita di 

sensi e ustioni alla faccia

Controllare respirazione e polso e, in caso di arresto della respirazione, intervenire come previsto nel 

paragrafo relativo

Prevenire o attenuare lo stato di shock con le misure descritte nella scheda n° S15

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1a Se gli abiti sono in fiamme usare acqua corrente o estintori
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SCHEDA N°S14

FOLGORAZIONE

La folgorazione avviene in seguito al passaggio attraverso l'organismo di corrente elettrica

SINTOMATOLOGIA

Non bisogna dimenticare che se c'è stato un incidente in seguito potrebbe avvenirne un altro per cui 

staccare la corrente, revisionare l'impianto al fine di individuare e rimuovere le cause che hanno 

provocato l'incidente 

AZIONI DA PORRE IN ATTO

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE 

Nei casi lievi - Si produce una scarica elettrica più o meno forte, ustioni circoscritte, possibilità di 

svenimento

Nei casi gravi - Scottature più o meno profonde, carbonizzazione dei tessuti, perdita della coscienza, 

arresto dell'attività cardiaca e respiratoria

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare un paio di guanti sterili e monouso

IL SOGGETTO NON E' A CONTATTO CON IL CONDUTTORE

È il caso in cui la vittima è stata scaraventata a una certa distanza e nel quale generalmente ha subito 

uno shock elettrico. Da un primo rapido esame si può notare che respira ancora e che il polso è 

percepibile. È allora necessario trattarlo come uno scioccato (cfr. scheda n°S15)

1 Interrompere l'alimentazione

1
Lasciare la vittima a terra (voltato sul fianco se ha perso coscienza) dopo avergli liberate le 

vie respiratorie

2 Tenere calma la vittima, impedirle di alzarsi e di parlare

3 Coprire la vittima per evitare che si raffreddi

4
Le ustioni gravi sono facilmente soggette a infezioni, pertanto devono essere isolate con 

medicazioni provvisorie asiutti

IL SOGGETTO E' RIMASTO A CONTATTO CON IL CONDUTTORE

2
Una volta liberata la vittima si deve assicurarle la maggior facilità di respirazione 

slacciandole i vestiti al collo e alla vita

3 Pulire la bocca e la gola facendo reclinare alla vittima il capo all'indietro

1

Allontanare il filo isolandosi su una sedia o una tavola di legno (sotto cui, per maggiore 

sicurezza sia eventualmente stato posto un vetro) e toccando il filo con un bastone, un 

manico di scopa o una bottiglia perfettamente asciutti

4

Se si riscontra l'assenza di respiro mentre il polso è ancora percettibile alla carotide 

bisogna praticare la respirazione artificiale da proseguire fino a quando i movimenti 

respiratori riprendono spontaneamente e torna lo stato di coscienza

5
Se il respiro non riprende, passare al massaggio cardiaco esterno con le misure descritte 

nella scheda n° S16
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SCHEDA N°S15

SHOCK

Lo shock è la brusca caduta della pressione sanguigna dovuto alla perdita di sangue per emorragia, o 

ustioni, o lesioni traumatiche gravi, ovvero per un affievolimento dell'attività cardiaca, o per una brusca 

dilatazione generale dei vasi sanguigni dovuti ad una forte emozione o da una seria intossicazione

SINTOMATOLOGIA

Pallore estremo del viso

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Non consentire l'infortunato di bere alcunchè

polso debole e molto frequente

Respiro superficiale e affrettato

Sudore freddo

Indebolimento progressivo dello stato di coscienza

2
Mettre l'infortunato in posizione laterale di sicurezza, (nel caso di emorragia,sdraiare 

l'infortunato a testa più bassa, collo disteso e membra inferiori un poco più sollevate)

AZIONI DA PORRE IN ATTO

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE 

1 Riconoscere e rimuovere la causa dello shock

5 Proteggere il soggetto dal freddo

3 Aiutare la respirazione allentndo lacci, cinture, cravatte ecc.

4 Rassicurare la vittima

6
Inviare il soggetto ad un controllo medico anche se dopo pochi minuti può aver recuperato 

pienamente vigore
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SCHEDA N°S16

ARRESTO CARDIACO

SINTOMATOLOGIA

Stato di incoscienza

immobilità del torace

Assenza di pulsazioni (rilevabile mediante lieve pressione esercitata sul collo, lateralmente al pomo 

d'adamo, con le dita indice e medio unite insieme)

Dilatazione delle pupille

TECNICA PER LA COMPRESSIONE

1
Porre l'infortunato in posizione supina su una superficie dura, in modo da poter schiacciare 

il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale, durante il massaggio

LE AZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA PERSONALE SANITARIO ESPERTO

Se vi è un solo soccorritore egli farà 2 - 3 insufflazioni consecutive alternate a 15 compressioni 

toraciche 

2 Collocarsi di lato all'infortunato

3 Colpire con un forte pugno il centro dello sterno

Se il cuore non riprende a pulsare dopo questa stimolazione

La rianimazione può essere sospesa per qualche attimo ogni 3-5 minuti per controllare con la 

palpazione delle arterie ai lati del collo e ispezionando le pupille, se il paziente presenta segni di 

ripresa. In caso contrario essa va continuata per lunghi tempi anche durante il trasporto in ospedale 

finchè non subentra il personale sanitario

4
Appoggiare il palmo di una mano sullo sterno, appena prima della biforcazione costale e 

sovrapporre il palmo dell'altra mano

5

Impartire delle pressioni brusche e forti senza sollevare le mani dello sterno, senza piegare 

i gomiti e con lespalle ben perpendicolari all'infortunato con un ritmo di almeno 60-80 

pressioni al minuto

AZIONI DA PORRE IN ATTO

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE 

Nel caso di due soccorritori uno effettuerà le insufflazioni e l'altro le compressioni, in rapporto di una 

insufflazione ogni 5 compressioni e l'isufflazione dovrà essere fatta nell'intervallo tra una 

compressione e l'altra

Per un'efficace rianimazione è necessario che il massaggio cardiaco sia abbinato alla respirazione 

artificiale
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Il massaggio e la respirazione artificiali, se sono validi possono essere protratti per 20 minuti e più.

L'efficacia della tecnica rianimatoria, potrà essere confermata dal restringimento del diametro della

pupilla (miosi), dalla ricomparsa del colorito roseo, dalla ripresa dei polsi arteriosi, dalla ripresa dei

movimenti circolatori autonomi.

L'arresto cardio - respiratorio porta alla morte della vittima in pochi minuti per mancanza di ossigeno. Il

primo organo a soffrire della mancanza di ossigeno è il cervello; bastano dai tre ai cinque minuti

perché il cervello venga irreparabilmente danneggiato. Le cause principali di un arresto cardio -

respiratorio sono folgorazione, traumi cranici, traumi al torace, avvelenamento da gas tossici, infarto.

Stato di incoscienza

Dilatazione delle pupille

4
passare un dito nella bocca dell'infortunato: se si avvertono corpi estranei o protesi 

dentarie è bene rimuoverle, eventualmente girando di lato la testa della vittima

5 Sollevare il mento per evitare che la lingua tappi le prime vie respiratorie

6 Comprimere le narici dell'infortunato per evitare dispersioni dell'aria insufflata

10a Iniziare con 15 massaggi cardiaci ogni 12 insufflazioni

10b
Iniziare con 2 insufflazioni e si prosegue con 5 massaggi cardiaci e 1 insufflazione 

invertendo i ruoli qualora le manovre dovessero essere protratte a lungo

Nel caso di due soccorritori

Sollevare con una mano il collo del ferito, appoggiando l'altra sulla fronte

3 indossare un paio di guanti sterili monouso

Nel caso di un solo soccorritore

7
Insirare profondamente, soffiare nella bocca dell'infortunato, facendo attenzione a non 

soffiare troppo a lungo e a non disperdere aria

9
Ripetere i punti da 6 a 8 continuamente con un ritmo di 12 respirazioni al minuto; 

verificando l'efficacia della respirazione artificiale mediante l'innalzamento e 

8 Staccarsi dall'infortunato per lasciare uscire l'aria

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE 

LE AZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE RAPIDE E SICURE

1 Porre il paziente in posizione supina senza cuscini o altro sotto il capo

2

Assenza di atti respiratori

Assenza di pulsazioni (rilevabile mediante lieve pressione esercitata sul collo, lateralmente al pomo

d'adamo, con le dita indice e medio unite insieme)

Colorito cianotico

AZIONI DA PORRE IN ATTO

SINTOMATOLOGIA

SCHEDA N°S17

ARRESTO CARDIO-RESPIRATORIO
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1 In caso di ecchimosi, gioveranno degli impacchi freddi e un bendaggio molto blando

2
In caso di ematoma, applicare impacchi freddi e nel fare il bendaggio interporre tra la 

benda e la parte da fasciare un grosso strato di ovatta

3 Se la contusione presenta delle ferite esterne bisognerà pulire accuratamente e medicarle

Quando il sangue si infiltra nei tessuti dà luogo alla ecchimosi, che si presenta come una macchia

viola-scuro un po’ bluastra che in seguito diventa verde-giallastra

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

AZIONI DA PORRE IN ATTO

Quando il travaso di sangue è più abbondante si annida nel tessuto sottocutaneo o muscolare e si

trasforma in una grossa bozza simile ad ascesso che prende il nome di ematoma

Sono sconsigliabili gli impacchi caldi ed i massaggi che danneggerebbero la contusione arrecando

fastidiose conseguenze

E' opportuno, subito dopo l'incidente, somministrare all'infortunato qualche bevanda tonica

SCHEDA N°S18

CONTUSIONI

La contusione è una lesione prodotta dall'urto di un contundente su una parte del corpo senza

rompere superficialmente la cute, ma dando luogo ad un travaso d sangue interno
SINTOMATOLOGIA

TRASPORTARE URGENTEMENTE L'INFORTUNATO IN OSPEDALE

AZIONI DA PORRE IN ATTO

CONTUSIONE DEL CERVELLO

SINTOMATOLOGIA

Stordimento

Pallore

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

E' consigliabile applicare sulla testa dell'infortunato la borsa del ghiaccio

Vomito

Perdita dei sensi

SCHEDA N°S18A
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LE AZIONI DAPORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

In attesa del soccorso medico il paziente andrà tenuto disteso con un cuscino sotto le

ginocchia; una borsa di ghiaccio non pesante gioverà a controllare che durante il trasporto

il ferito non subisca né faccia movimenti bruschi

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Non somministrare nulla fino all'arrivo del medico

AZIONI DA PORRE IN ATTO

SCHEDA N°S18B

CONTUSIONE ALL'ADDOME

Possono essere gravi per la lacerazione degli organi interni come lo stomaco, i reni, il fegato,

l'intestino, la milza ecc.

2
Applicare un impacco gelido che serve ad alleviare il dolore, sempre piuttosto intenso in 

questi casi

3

Per le lussazioni più comuni, come quelle della spalla e del gomito, non si dovrà fare altro 

che immobilizzare il braccio ad angolo retto per mezzo di un fazzoletto legato intorno al 

collo

SCHEDA N°S20

LUSSAZIONI

SINTOMATOLOGIA

Perdita totale o parziale della mobilità dell'arto

Alterazione delle parti mollii circostanti (le tumefazioni e le ecchimosi aumentano ed appaiono quasi

subito)

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Dolore improvviso e violento

E' definita lussazione lo spostamento di due superfici articolari; può essere provocata da una caduta,

da un colpo violento, da movimenti bruschi ecc.

Deformazione dell'arto o della regione colpita

Solo un medico esperto può rimettere a posto l'articolazione colpita; l'intervento di una persona

inesperta potrebbe aggravare molto la situazione iniziale

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Pulire e disinfettare la zona colpita nel caso vi fossero ferite o contusioni
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Dolore improvviso spesso violento nella parte della lesione accentuato dai movimenti attivi o passivi

impressi alla parte colpita

Alterazione della parte colpita (Allungamento, accorciamento, ingrossamento, deviazione della parte,

alterazione del profilo ecc.)

Eventuali alterazioni come tumefazione della parte interessata, provocata dallo stravaso che sempre

accompagna la lesione

Tutte queste manifestazioni si possono presentare anche parecchie ore dopo la frattura

Impossibilità di effettuare movimenti con la parte lesionata

Rumore provocato anche dal minimo spostamento della parte lesionata, causato dallo sfregamento

dei due tronconi resi irregolari dalla rottura

Comparsa di ecchimosi (lividi) dovute alle infiltrazioni di sangue nella pelle a causa della rottura dei

vasi capillari

SCHEDA N°S21

FRATTURE

Una frattura è la rottura parziale o totale di un osso determinata ad un'azione violenta.

SINTOMATOLOGIA

FRATTURE ALLA TESTA

SCHEDA N°S21A

Limitare al massimo ogni scossa o movimento brusco

4 E' consigliabile coprire gli occhi per alleviare la molestia della luce

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

Non consentire all'infortunato di assumere bevande

AZIONI DA PORRE IN ATTO

3

1
Coricare l'infortunato con il capo appoggiato su due cuscini e rivolto da un lato per evitare 

che il vomito possa ingombrare le vie respiratorie 

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

E' importante che il soccorritore segni l'ora dell'incidente e ogni apparizione di turbamento, inoltre la

durata degli intervalli tra uno stato normale e il periodo d'agitazione. Queste informazioni sono

indispensabili per il medico

2 Applicare una borsa di ghiaccio sulla testa
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SCHEDA N°S21B

FRATTURE ALLE OSSA FACCIALI

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
Le fratture alle ossa facciali sono spesso accompagnate da emorragie, per cui il primo 

intervento necessario è quello di cercare di arrestare la fuoriuscita di sangue

2
Tutti i feriti che subiscono questo tipo di lesione vanno ricoverati in reparti specializzati di 

stomatologia o di chirurgia maxillofacciale

SCHEDA N°S21C

FRATTURE ALLA MASCELLA

AZIONI DA PORRE IN ATTO

2
Il ferito deve essere messo in posizione laterale di sicurezza, la bocca leggermente aperta 

e la lingua tirata verso l'esterno

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

Cercare di tenere unita la mascella inferiore con quella superiore, mediante una fasciatura 

costrittiva per evitare per evitare che qualsiasi movimento arrechi dolori insopportabili 

all'infortunato

SCHEDA N°S21D

FRATTURE ALLA CLAVICOLA

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Evitare ogni movimento o manovra della spalla

2
Se possibile mettere l'individuo disteso in maniera tale che possa tenere il braccio 

penzoloni. Ciò servirà a rilasciare i muscoli in attesa del medico

3

Se necessita di un immediato ricovero in ospedale per altre complicazioni, porre sotto 

l'ascella qualche cosa che faccia da cuscinetto e piegare il gomito ad angolo retto.  A 

questo punto fissare il braccio al corpo con qualche giro di benda o un fazzoletto al collo
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SCHEDA N°S21E

FRATTURE ALLE BRACCIA

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

E' preferibile, a causa della tendenza dei monconi allo spostamento, immobilizzarti 

mediante due stecche possibilmente larghe per fasciare il braccio, piegato ad angolo retto, 

col tronco

SCHEDA N°S21F

FRATTURE ALL'AVANBRACCIO

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
Immobilizzare l'articolazione del gomito e del polso usando gli indumenti del ferito, 

sostenendo l'avanbraccio piegato al collo o fasciando con la camicia

SCHEDA N°S21G

FRATTURE ALLE COSTOLE

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

Se il ferito presenta difficoltà nella respirazione, si può sospettare una lesione interna ad un 

organo (polmone perforato ecc.) l'unico soccorso consiste nell'immobilizzare il torace, o 

con un grosso cerotto o con una fasciatura stretta

SCHEDA N°S21H

FRATTURE ALLE GAMBE

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1

Immobilizzare l'arto legandolo a quello sano con stecche. Il sistema più indicato è quello di 

prendere due bastoni o assi o cose simili di lunghezza diversa; uno dovrà essere lungo 

quanto lo spazio che esiste dall'ascella al piede ed andrà fissato saldamente all'esterno 

della gamba l'altro invece sarà mlungo quanto la gamba e sarà fissato all'interno
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SCHEDA N°S21I

FRATTURE ALLA COLONNA VERTEBRALE

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Evitare altri tentativi di soccorso, e rivolgersi immediatamente a un medico; un soccorso mal dato può

portare conseguenze gravissime e, in caso di fuoriuscita di midollo spinale addirittura alla paralisi

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
L'infortunato dovrà essere adagiato su un piano rigido e bisognerà imedirgli qualsiasi 

movimento

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

SCHEDA N°S21L

FRATTURE AL BACINO

1
Il ferito dovrà essere adagiato con cautela mettendogli le gambe in posizione semiflessa 

per mezzo di un cuscino sotto le ginocchia

SCHEDA N°S22

INALAZIONE DI GAS TOSSICI

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Indossare tutti i DPI (guanti maschere antigas, tute, occhiali ecc.) previsti per operare con l'inquinante 

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Allontanare l'infortunato dalla fonte di pericolo

Evitare che il paziente possa camminare

2 Slacciare gli indumenti al collo e alla vita

3 Liberare la vittima di tutti gli induementi impregnati di tossico (eventualmente tagliandoli)

4 Lavare abbondantemente con acqua e sapone e risciacquare con acqua

5 Coprire il soggetto con coperte di lana

6
Inviare il soggetto ad un controllo medico anche se dopo pochi minuti può aver recuperato 

pienamente vigore
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Mal di testa 

INTOSSICAZIONE CRONICA

SINTOMATOLOGIA

E' dovuta a dosi minime assorbite quotidianamente e può causare modificazioni psichiche e perfino

psichiatriche come sindromi confusionali e maniacali, anomalie nervose e oculari (momentanea

perdita della vista).

SCHEDA N°S23

AVVELENAMENTO DA OSSIDO DI CARBONIO

Le circostanze dell'intossicazione possono essere molteplici e tra questi il cattivo funzionamento di

apparecchi a combustione

SINTOMATOLOGIA

INTOSSICAZIONE ACUTA

Apparente ebrezza

Mal di testa 

Dolori addominali 

Stato confusionale

Angoscia impressionante di malessere generale cui segue una paralisi progressiva predominante,

inizialmente all'estremità

Sonnolenza

Vertigini

Abbassamento dell'udito

INTOSSICAZIONE LEGGERA

SINTOMATOLOGIA

Torpore

Stato confusionale

AZIONI DA PORRE IN ATTO

E' provocata da molteplici cause (ambienti saturi di fumo di sigarette, tunnel congestionati per il traffico

automobilistico, fessure nei camini ecc.)

TRASPORTARE URGENTEMENTE IN OSPEDALE L'INFORTUNATO
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E' poco tossica e bisogna respirarla a lungo per accumulare malesseri. L'intossicazione può essere

provocata dall'inalazione di aria contenente un'eccessiva concentrazione di gas carbonico oppure da

un disturbo dell'eliminazione dell'anidride carbonica da parte dell'organismo

SINTOMATOLOGIA

Mal di testa 

Ansia

Vomito

Vertigini

Ingombro delle vie respiratorie 

Nei casi più gravi sopravviene il coma, l'arresto respiratorio e cardiaco

3 Se il paziente non respira, praticare la respirazione artificiale

LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Liberare la gola da tutto ciò che può impedire la respirazione 

2 Fare in maniera, stimolando in vari modi, che il paziente non perda coscienza

SCHEDA N°S24

AVVELENAMENTO DA ANIDRIDE CARBONICA

Cianosi

Sudorazione abbondante

AZIONI DA PORRE IN ATTO

SINTOMATOLOGIA

Bruciori e dolori alla gola

Vomito accompagnato da dolori di stomaco

Abbassamento notevole della pressione 

Convulsioni

2

SCHEDA N°S25

AVVELENAMENTO DA ACIDO CLORIDRICO, NITRICO, SOLFORICO

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Non provocare vomito

Far ingerire chiare d'uovo

Non somministrare bicarbonato in quanto effervescente

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1 Far bere latte freddo in abbondanza
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Non provocare vomito

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
Far bere alcune sorsate di olio oppure somministrare del burro o della panna perché i 

grassi sottraggono gli alcali

2
E' opportuno far bere acqua con un po’ di aceto e somministrare qualche compressa 

disciolta di vitamina C

Forti dolori all'esofago

Salivazione abbondante

Difficoltà di respirazione

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Vomito con tracce di sangue

SCHEDA N°S26

AVVELENAMENTO DA AMMONIACA, CANDEGGINA, LISCIVA, SODA

SINTOMATOLOGIA

Bruciori che dalla bocca scendono nello stomaco

In caso di  ingestione:

Dolori al torace

Respiro affannoso

1 Somministrare caffè forte e latte freddo

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

Svenimenti 

Rischio di cadere in coma

Diarrea

SCHEDA N°S27

AVVELENAMENTO DA INSETTICIDI

SINTOMATOLOGIA

Dolori al ventre 

In caso di inalazione:

Vomito 
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3 Se occorre praticare la respirazione artificiale 

4 Somministrare analettici

1 Provocare il vomito se i prodotti sono stati ingeriti

2 Far bere latte freddo

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

SINTOMATOLOGIA

In caso di inalazione:

SCHEDA N°S28

AVVELENAMENTO DA BENZINA, BENZOLO

Capogiri

Mal di testa

In caso di  ingestione:

In seguito broncopolmonite

Edema polmonare

gastrite acuta

Vomito 

Eventualmente convulsioni

E' molto tossica sia per inalazione che per ingestione e si diffonde rapidamente nei tessuti nervosi

Senso di ubriachezza

Perdita dei sensi

1 Somministrare analettici

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

SCHEDA N°S29

AVVELENAMENTO DA TRIELINA

SINTOMATOLOGIA
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6 Inalare, prudentemente, dell'ossigeno

4 Tentare di farlo tossire e respirare lentamente

5
Liberare la bocca da protesi dentarie amovibili, portando all'indietro la testa del paziente e 

pulendogli la bocca e la gola con due dita messe ad uncino

2 Tranquillizzare il paziente

3 Lasciarlo nella posizione in cui riesce a respirare meglio (che di solito è quella seduta)

Respirazione difficoltosa; troppo rapida o troppo lenta, ostacolata

Pulsazioni percettibili

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Slacciare indumenti stretti

4

Restare costantemente accanto al paziente controllando: la colorazione cutanea 

(scomparsa della cianosi, arrossamento dei tegumenti), la respirazione (il ritmo, 

l'ampiezza, l'eventuale assenza), la circolazione (attraverso le pulsazioni alla carotide), la 

ripressa della coscienza (che può essere facilitata parlando in continuazione con il 

paziente)

2° CASO - SINTOMATOLOGIA

L'asfissiato è cosciente

Respirazione difficoltosa

2
Liberare la bocca da protesi dentarie amovibili, portando all'indietro la testa del paziente e 

pulendogli la bocca e la gola con due dita messe ad uncino

3
Adagiare il paziente su un fianco, in posizione laterale di sicurezza, e fargli inalare 

dell'ossigeno, con la massima prudenza

Pulsazioni percettibili

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Slacciare indumenti stretti

ASFISSIA

Si parla di stato di asfissia (o di soffocamento) quando si ha, qualunque ne sia la ragione, una

mancanza di ossigeno o un eccesso di anidride carbonica a livello delle cellule, dei tessuti e degli

organi. Non si deve considerare asfissiato solo quel paziente che abbia smesso di respirare; l'asfissia

presenta numerose fasi e per riconoscerle bisogna osservare con attenzione: la cianosi alle labbra, ai

lobi delle orecchie e alle unghie; il polso rapido e troppo marcato, per esempio, sono sintomi

caratteristici di due fasi del processo di asfissia. E' comunque il ritmo e la qualità della respirazione

che consente di pensare con maggior sicurezza all'asfissia e induce ad adottare le varie tecniche di

rianimazione

1° CASO - SINTOMATOLOGIA

Stato di incoscienza

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

Si possono distinguere 4 casi principali, relativi allo stato di coscienza, della respirazione e del polso

SCHEDA N°S30
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Il polso non è più percepibile

4
Se dopo 3 insufflazioni il polso non è ancora ricomparso bisogna procedere al massaggio 

cardiaco alternandolo alla respirazione artificiale

2
Liberare la bocca da protesi dentarie amovibili, portando all'indietro la testa del paziente e 

pulendogli la bocca e la gola con due dita messe ad uncino

3 Iniziare subito la respirazione bocca a bocca o bocca a naso

Le pupille sono dilatate

AZIONI DA PORRE IN ATTO

4° CASO - SINTOMATOLOGIA

Si tratta del cosiddetto caso di "morte apparente"

Stato di incoscienza

Respirazione ferma o inefficace (troppo lenta o troppo rapida, superficiale)

Il polso è percepibile alla carotide o alla piega inguinale

AZIONI DA PORRE IN ATTO

1 Slacciare indumenti stretti

2
Liberare la bocca da protesi dentarie amovibili, portando all'indietro la testa del paziente e 

pulendogli la bocca e la gola con due dita messe ad uncino

3
Procedere subito alla respirazione artificiale, tenendo presente che la possibilità di 

rianimazione sono legate tanto alla tempestività quanto all'efficacia delle tecniche adottate

1 Slacciare indumenti stretti

Respirazione ferma

3° CASO - SINTOMATOLOGIA

Stato di incoscienza

SCHEDA N°S30

SCHEDA N°S31

Poiché il lavoro si potrà svolgere per tempi relativamente lunghi in adiacenza di zone dove si sono

svolte progresse attività di discarica di rifiuti è opportuno che siano preventivamente sottoposti alle

vaccinazioni Antitetanica e Antitifica

MISURE PREVENTIVE

PROTEZIONE CONTRO LE CONTAMINAZIONI

Utilizzare guanti di gomma specie quando vengono eseguiti lavori di pulizia o quando si eseguono 

operazioni che potrebbero inevitabilmente portare a contatto diretto con il terreno

Fare una doccia dopo ogni giornata lavorativa

Utilizzare obbligatoriamente i guanti ogni qualvolta la pelle delle mani presenti graffi, abrasioni, 

screpolature, ustioni ecc.

Lavarsi le mani con acqua calda e sapone prima di mangiare e fumare o comunque dopo ogni turno di 

lavoro. Particolare cura deve essere posta nella pulizia delle unghie che devono essere mantenute 

corte e lavate con acqua calda e sapone facendo uso di apposito spazzolino

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

1
Fare medicare presso il pronto soccorso qualsiasi taglio o abrasione della pelle avvenuta 

durante il lavoro e che abbia avuto la possibilità di venire a contatto con acqua, fanghi ecc



01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac 66 

 

 

 

 

 

SCHEDA N°S32

TETANO

Il tetano è una malattia infettiva acuta, ancora oggi altamente letale. E' sufficiente una piccola ferita

imbrattata di terra perché il bacillo o le sue spore possano annidarsi in essa producendo così subito le

tossine che prendono a circolare nel sangue. Anche la superficiale puntura di un rovo o di una spina di

rosa possono essere il tramite dell'infezione. Inoltre, sono responsabili in notevole misura della

trasmissione del bacillo, i morsi di animali. Nella stagione estiva il bacillo del tetano appare più

virulento

MISURE PREVENTIVE

immunizzazione attiva con la vaccinazione antitetanica

PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Proteggersi con guanti e stivali di gomma

SINTOMATOLOGIA

Contrazioni progressive del viso

1 Indossare un paio di guanti sterili monouso

AZIONI DA PORRE IN ATTO
LE AZIONI DA PORRE IN ATTO SONO SOTTESE AL PIU' RAPIDO TRASPORTO IN OSPEDALE

Successivamente le contrazioni possono interessare anche tutti di altri muscoli del corpo, facendo 

tendere braccia e gambe e curavare la schiena

Difficoltà a proferire parola

3 Medicarla subito con acqua ossigenata

Difficoltà di masticazione e deglutizione con coinvolgimento dei muscoli della faringe

Viso forzato e cinico

I soggetti non vaccinati e comunque coloro che saranno essere trascorsi 5 anni dall'ultima 

vaccinazione devono recarsi subito dal medico per l'iniezione di siero antitetanico che, diversamente 

dal vaccino dà l'immunità passiva. La sieroprofilassi conferisce un'immunità di breve durata e deve 

essere eseguita entro 8 giorni dalla ferita. Si tenga presente che può dare luogo a effetti secondari

2
Far sanguinare la ferita per respingere la maggior quantità possibile i sporcizia; allargarla 

se i margini sono frastagliati e irregolari
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Allegato 4 

Schede segnaletica di cantiere 
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Allegato 5 

Procedure per la comunicazione verbale 
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Allegato 6 

Costi della Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tav. Descrizione Scala Rev Cod.

PE.A.01
Planimetria Esterna:                                                                                 Nuovo 

Reparto Operatorio 

Planimetria d' Inquadramento

EO.A.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Pianta Stato di fatto

EO.A.02 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Pianta di Progetto

EO.A.03 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Pianta Indicazione Materiali (1°Parte)

EO.A.04 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Pianta Indicazione Materiali (2°Parte)

EO.A.05 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Sezioni  di Stato di Fatto

EO.A.06 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Sezioni  di Progetto

EO.A.14 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio 

Abaco infissi

EO.A.15 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio 

Abaco murature

EO.S.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Piano Terra - Nuovo Reparto Operatorio

Strutture:

Carpenteria

EO.S.02 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Strutture: 

Carpenteria 

EO.S.03 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Strutture: 

Carpenteria ponticello

EO.IE.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti Elettrici: 

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

EO.IE.02 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti Elettrici: 

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

EO.IE.03 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti Elettrici: 

Impianti Speciali

EO.IE.04 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti Elettrici: 

Schemi Funzionali Quadri Elettrici

EO.IT.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti termici: 

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

EO.IT.02 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti termici: 

Scema Funzionale  - UTA

EO.II.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

EO.IG.01 Edificio Ospedaliero: Pianta Primo Livello - Nuovo Reparto Operatorio

Impianti gas medicali:

Distribuzione impianti 

-
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REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ED ADEGUAMENTO

 LABORATORI PER IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE 

TRA ONCOLOGIA SPERIMENTALE ED ONCOLOGIA CLINICA

EDIFICIO OSPEDALIERO: NUOVO REPARTO OPERATORIO 

PROGETTO ESECUTIVO
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Tav. Descrizione Scala Rev Cod.

RS.A.01 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Seminterrato - Stato di fatto

RS.A.02 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Seminterrato - Demolizioni e Ricostruzioni

RS.A.03 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Seminterrato - Progetto

RS.A.04 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Seminterrato - Indicazione Materiali 

RS.A.05 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terra - Stato di fatto

RS.A.06 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terra - Demolizioni e Ricostruzioni

RS.A.07 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terra - Progetto

RS.A.08 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terra -  Indicazione Materiali (1° parte)

RS.A.09 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terra -  Indicazione Materiali (2° parte)

RS.A.10 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Primo - Stato di fatto

RS.A.11 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Primo - Demolizioni e Ricostruzioni

RS.A.12 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Primo - Progetto

RS.A.13 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Primo - Indicazione Materiali (1° parte)

RS.A.14 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Primo - Indicazione Materiali (2° parte)

RS.A.15 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Secondo - Stato di fatto

RS.A.16 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Secondo - Demolizioni e Ricostruzioni

RS.A.17 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Secondo - Progetto

RS.A.18 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Secondo - Indicazione Materiali (1° parte)

RS.A.19 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Secondo - Indicazione Materiali (2° parte)

RS.A.20 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terzo - Stato di fatto

RS.A.21 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terzo - Demolizioni e Ricostruzioni

RS.A.22 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terzo - Progetto

RS.A.23 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terzo - Indicazione Materiali (1° parte)

RS.A.24 Ripartizione Scientifica

Pianta Piano Terzo - Indicazione Materiali (2° parte)

RS.A.25 Ripartizione Scientifica

Sezioni  di Stato di Fatto

RS.A.26 Ripartizione Scientifica

Sezioni  di Progetto

RS.A.27 Ripartizione Scientifica

Unità ambientali - Laboratorio Pianta e Sezioni

RS.A.28 Ripartizione Scientifica- 

Abaco infissi
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1:20 0 01803.10249.04.05.RS0A027.E.000.FMC.cc

1:100 0

0 01803.10249.04.05.RS0A025.E.000.FMC.cc

1:50 0

1:50 0 01803.10249.04.05.RS0A024.E.000.FMC.cc

1:100

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0A017.E.000.FMC.cc

1:100 0

0

1:50 0

1:100 0

01803.10249.04.05.RS0A015.E.000.FMC.cc

1:50 0 01803.10249.04.05.RS0A014.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0A016.E.000.FMC.cc

1:50

1:50 0

0

1:100 0
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01803.10249.04.05.RS0A003.E.000.FMC.cc

1:50 0 01803.10249.04.05.RS0A004.E.000.FMC.cc

RIPARTIZIONE SCIENTIFICA

0

1:100

PROGETTO ESECUTIVO

01803.10249.04.05.RS0A001.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0A002.E.000.FMC.cc

1:100 0

1:100

0 01803.10249.04.05.RS0A008.E.000.FMC.cc

1:100 0

1:100

1:100

1:50 0

0

0

01803.10249.04.05.RS0A007.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0A005.E.000.FMC.cc

1:100

0 01803.10249.04.05.RS0A006.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.13.PPA.E.000.FMC.ac



REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ED ADEGUAMENTO

 LABORATORI PER IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE 

TRA ONCOLOGIA SPERIMENTALE ED ONCOLOGIA CLINICA

RIPARTIZIONE SCIENTIFICA

PROGETTO ESECUTIVO
RS.A.29 Ripartizione Scientifica-

Abaco murature

RS.S.01 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Seminterrato

Consolidamento fondazioni

RS.S.02 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Seminterrato

Interventi di consolidamento

RS.S.03 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Terra

Interventi di consolidamento

RS.S.04 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Primo

Interventi di consolidamento

RS.S.05 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Secondo

Interventi di consolidamento

RS.S.06 Ripartizione Scientifica

Strutture: Pianta Piano Terzo

Consolidamento fondazioni

RS.IE.01 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Seminterrato

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

RS.IE.02 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Seminterrato

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

RS.IE.03 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Seminterrato

Impianti Speciali

RS.IE.04 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terra

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

RS.IE.05 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terra

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

RS.IE.06 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terra

Impianti Speciali

RS.IE.07 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Primo

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

RS.IE.08 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Primo

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

RS.IE.09 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Primo

Impianti Speciali

RS.IE.10 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Secondo

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

RS.IE.11 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Secondo

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

RS.IE.12 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Secondo

Impianti Speciali

01803.10249.04.05.RS0A029.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE11.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE12.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE09.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE10.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE07.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE08.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IE01.E.000.FMC.cc

0 01803.10249.04.05.RS0IE06.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IE04.E.000.FMC.cc

1:100

0

01803.10249.04.05.RS0S004.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0S005.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IE03.E.000.FMC.cc

0 01803.10249.04.05.RS0S006.E.000.FMC.cc

0 01803.10249.04.05.RS0IE02.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0S003.E.000.FMC.cc

1:100

1:100 0

1:100 0

0 01803.10249.04.05.RS0S002.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0S001.E.000.FMC.cc

1:100

01803.10249.04.05.RS0IE05.E.000.FMC.cc

1:100

1:100

01:100

0

1:100

1:100

0

0

1:100

01803.10249.04.13.PPA.E.000.FMC.ac
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RIPARTIZIONE SCIENTIFICA

PROGETTO ESECUTIVO
RS.IE.13 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terzo

Illuminazione primaria, secondaria e di emergenza

RS.IE.14 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terzo

Impianto prese primarie, secondarie e di emergenza

RS.IE.15 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: Pianta Piano Terzo

Impianti Speciali

RS.IE.16 Ripartizione Scientifica

Impianti Elettrici: 

Schemi Funzionali Quadri Elettrici

RS.IT.01 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Seminterrato

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

Impianti ad Acqua - Distribuzione Impianto  a Fan Coils 

Tubazione Canali Mandata - Ritorno - Scarico

RS.IT.02 Ripartizione Scientifica

Impianti termici:

Scema Funzionale Sottocentrale - UTAP

RS.IT.03 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Terra

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

RS.IT.04 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Terra

Impianti ad Acqua - Distribuzione Impianto  a Fan Coils 

Tubazione Canali Mandata - Ritorno - Scarico

RS.IT.05 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Primo

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

RS.IT.06 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Primo

Impianti ad Acqua - Distribuzione Impianto  a Fan Coils 

Tubazione Canali Mandata - Ritorno - Scarico

RS.IT.07 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Secondo

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

RS.IT.08 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Secondo

Impianti ad Acqua - Distribuzione Impianto  a Fan Coils 

Tubazione Canali Mandata - Ritorno - Scarico

RS.IT.09 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Terzo

Impianti ad Aria - Distribuzione Canali Mandata - Ripresa

RS.IT.10 Ripartizione Scientifica

Impianti termici: Pianta Piano Terzo

Impianti ad Acqua - Distribuzione Impianto  a Fan Coils 

Tubazione Canali Mandata - Ritorno - Scarico

RS.II.01 Ripartizione Scientifica

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Pianta Piano Seminterrato

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

RS.II.02 Ripartizione Scientifica

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Pianta Piano Terra

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

1:100

- 0

1:100

0

0 01803.10249.04.05.RS0IT07.E.000.FMC.cc

0

01803.10249.04.05.RS0IE15.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IE16.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IT04.E.000.FMC.cc

1:100

1:100 0

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IT05.E.000.FMC.cc

1:100

0 01803.10249.04.05.RS0IT09.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0II02.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IT08.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IT06.E.000.FMC.cc

0 01803.10249.04.05.RS0II01.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IT10.E.000.FMC.cc

1:100

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IE13.E.000.FMC.cc

1:100 0

1:100 0

0 01803.10249.04.05.RS0IT03.E.000.FMC.cc

1:100

0 01803.10249.04.05.RS0IT01.E.000.FMC.cc

0 01803.10249.04.05.RS0IT02.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IE14.E.000.FMC.cc

1:100

01803.10249.04.13.PPA.E.000.FMC.ac



REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ED ADEGUAMENTO
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RIPARTIZIONE SCIENTIFICA

PROGETTO ESECUTIVO
RS.II.03 Ripartizione Scientifica

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Pianta Piano Primo

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

RS.II.04 Ripartizione Scientifica

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Pianta Piano Secondo

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

RS.II.05 Ripartizione Scientifica

Impianti idrico-sanitari e antincendio:

Pianta Piano Terzo

Distribuzione impianti di carico e scarico e vie di esodo

RS.IG.01 Ripartizione Scientifica

Impianti Gas Tecnici: Pianta Piano Seminterrato

Distribuzione impianti 

RS.IG.02 Ripartizione Scientifica

Impianti Gas Tecnici: Pianta Piano Primo

Distribuzione impianti 

RS.IG.03 Ripartizione Scientifica

Impianti Gas Tecnici: Pianta Piano Secondo

Distribuzione impianti 

RS.IG.04 Ripartizione Scientifica

Impianti Gas Tecnici: Pianta Piano Terzo

Distribuzione impianti 

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IG01.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IG03.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0IG02.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0II04.E.000.FMC.cc

1:100 0

1:100 0

01803.10249.04.05.RS0II03.E.000.FMC.cc

1:100 0 01803.10249.04.05.RS0II05.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.05.RS0IG04.E.000.FMC.cc

01803.10249.04.13.PPA.E.000.FMC.ac
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PROGETTO ESECUTIVO

All. Rev Cod.

A 0 01803.10249.04.06.00000A0.E.000.FMC.ac

B 0 01803.10249.04.06.00000B0.E.000.FMC.eb

C 0 01803.10249.04.06.00000C0.E.000.FMC.ac

D 0 01803.10249.04.06.00000D0.E.000.FMC.ac

E 0 01803.10249.04.06.00000E0.E.000.FMC.ac

F 1 01803.12268.04.06.00000F0.E.001.FMC.ac

G 1 01803.12268.04.06.00000G0.E.001.FMC.ac

H 1 01803.12268.04.06.00000H0.E.001.FMC.ac

I 1 01803.12268.04.06.00000I0.E.001.FMC.ac

L 1 01803.12268.04.06.00000L0.E.001.FMC.ac

M 0 01803.10249.04.06.00000M0.E.000.FMC.ac

N1 1 01803.12268.04.06.00000N1.E.001.FMC.ac

N2 1 01803.12268.04.06.00000N2.E.001.FMC.ac

N3 0 01803.10249.04.06.00000N3.E.000.FMC.ac

O 0 01803.10249.04.06.00000O0.E.000.FMC.ac

P 0 01803.10249.04.06.00000P0.E.000.FMC.ac

Q 0 01803.10249.04.06.00000Q0.E.000.FMC.ac

Fascicolo del Piano della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Piano di manutenzione delle opere

Cronoprogramma Lavori

Schema di Contratto

Quadro Economico

Quadro di Incidenza Percentuale della Quantità di Manodopera. Per le diverse 

categorie di cui si compone l'opera

Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Allegati al Piano della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Relazione e Calcoli Impianti 

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari - Analisi Nuovi Prezzi

Relazione Descrittiva

Relazione Geologica

Relazione Geotecnica - Indagine Sismica - Relazione Strutturale

Calcoli Strutturali

ALLEGATI

Descrizione

01803.10249.04.13.PPA.E.000.FMC.ac
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